
ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 

4 0 9 -1 1 -1 7 .9 4

ЦЕХ ПО ПРОИЗВОДСТВУ СТРОИТЕЛЬНЫХ ГВОЗДЕЙ 

МОЩНОСТЬЮ 100 т  в  г о д

АЛЬБОМ 2

ов Отопление и Вентиляция стр. 3-4
вк Внутренний Водопровод 

и канализация стр. 5-6

эм СилоВое электрооборудование 
и электроосвещение стр. 7 - 9

сс СБязъ и сигнализация стр. i o- i  1

сертификация труб

http://www.stroyinf.ru/russian-certificate/certification-pipe.html


ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 
4 0 9 - 11- 17.94

ЦЕХ ПО ПРОИЗВОДСТВУ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН 
МОЩНОСТЬЮ 100 т в г о д

АЛЬБОМ 2

Перечень альболоЬ

Альбом 1 ПЗ Пояснительная записка Альбом 2 ОВ Отопление и вентиляция
ТХ Технология производства ВК Внутренние водопровод и канализация
АС Архитектурно— строительные ЭМ Силовое электрооборудование и

решения электроосвещение
СС Связь и сигнализация

Альбом 3 СО Спецификации оборудования
Альбом 4 ВМ Ведомости потребности в материалах
Альбом 5 С Сметы

РАЗРАБОТАН
А. О. ’’Проектный институт N2”

Главный инженер института  
Главный инженер проекта

Б. Л. Аронов
Ю. М. Штеингардт

Утвержден ГЛАВПРОЕКТОМ МИНСТРОЯ РОССИИ 
писыло о т  22.12.94 N 9—3—1/195 
Введен в действие 
А.0. ’’Проектный институт  N2” 
приказ о т  26.12.94 N 103
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С О Д Е Р Ж А Н И Е  А Л Ь Б О М А

АИСТ НАИМЕНОВАНИЕ СТР.

Отопление и вентиляция <0В)

1 Общие банные 3

2 План систем отопления и вентиляции. 4

Схемы систем отопления и вентиляции

Во0опрово9 и канализация <ВК)

1 Общие данные 5

2 План на отм. 0.000. Схемы Bl, К1 6

Силовое электрооборудование и электроосвещение (ЭМ)

1 Общие данные. Принципиальная схема питающей сети 7

2 План питающих сетей. Принципиальные схемы в

питающей и распределительной сетей

3 Планы силового электрооборудования и электроосвещения 9

Связь и сигнализация (СС)

1 Сети связи. Общие данные W
2 Сети связи на плане с отм, 0.000 и
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Ппян-схеня

В Е Д О М О С Т Ь  Р А Б О Ч И Х  Ч Е Р Т Е Ж Е Й  О С Н О В Н О Г О  К О М П Л Е К Т А

У С Л О В Н Ы Е  О Б О З Н А Ч Е Н И Я

Г Ра8иатРр 'МС-140-108'

Узел прохода ЬоздухоЬода че£ез кроЬлю 

Закладные конструкции для устаНоЬки 

контрольно-измерительных приборбЬ

Т е х н и ч е с к и е  р е ш е н и я , п р ш т п Ы е  Ь р а б о ч и х  

ч е р т е ж а х ,  с о о т в е т с т в у ю т  т р е б о В а н и т  э к о л о г и ч е с к и х *
В о п о ж а р ..............................
ш и  Р о с

„ д л я  ж и г  v  4 ...
л ю д е й  э к с п л у а т а ц и ю  о б ъ е к т а  п р и  с о б л ю д е н и и  п р е д у с 
м о т р е н н ы х  р а б о ч и м и  ч е р т е ж а м и  м е ш д ш я т и а

Г л а В н ь т  и н ж е н е р  п р о е к т а  ^ Л т д а я р д т  в .м /

б Е Д О М О С Т Ь  С С Ы Л О Ч Н Ы Х  И  П Р И Л А Г А Е М Ы Х  Д О К У М Е Н Т О В

Аист Наименование Примеч.

1 05’Мйе данные.

2 План СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ И ВЕНТИЛЯЦИИ Hd ОТМ. 0.000

Обозначение Наименование Примеч.

Ссылочные документы

1494-10 Решетки щелевые регулируемые.Тип Р.

1.494-21 Крепление решеток воздухоприточных

типа "рр" и щелевых регулирующих

типа V  к воздуховодам и строитель-
ным конструкциям.

4903-10 В.4.5.8 Изделия и детали трубопроводов для 

тепловых сетей.
4.904-69 Детали крепления санитарно-техничес-

ких приборов и трубопроводов.
5.903-13 Изделия и детали трубопроводов для
в.1.2.3,4.5 тепловых сетей.

5.903-20 Воздухосборники для систем отоплена

в . 0 .1 и теплоснабжения вентиляционных ус-

тановок.
5.904-1 Детали крепления воздуховодов.

5.904-45 Узлы прохода вентиляционных вытяжные

шахт через покрытия зданий. Узлы
прохода общего назначения. Рабочие

чертежи.

5.904-51 .1 Зонты и дефлекторы вентиляционных
систем.

7.903.9-2 Тепловая изоляция трубопроводов с

- м . г положительными температурами.

г п к и Приборы для измерения и регули -
„ П ром м онгйЖ йьт от т А * ровония темперотуры. Установка зок*-

ладных конструкций на технологичес-
ких трубопроводах и оборудования.

Прилагаемые документы -

-0B.C0 Спецификация оборудования. А м & ом  3 ,

-06.8М. BH O M tm  ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ А л ь бом  3

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

Расчетные параметры наружного Воздуха приняты* для проектирования 
систем отопления и Вентиляции В холодный период tH=-30 град Cj J=-29k0x/kt 
для проектирования систем Вентиляции В теплый период 1н=22гра0 Cj 
J=49k3x/k t. Теплоносителем для систем отопления, теплоснабжения установок 
служит перегретая Вода с параметрами 4 Z 0 -7 O  град С.

Подсоединение к теплоВым сетям уточняется при привязке проекта.
Отопление В производственных помещениях запроектировано местными на
гревательными приборами.
В качестве нагревательных приборов приняты радиаторы типа МС-140-108.
Система отопления принята дВухтрубная, Вертикальная с Верхней разводной.
Расчетные гидравлические потери напора составляют Z W Q  ПА.
Вентиляция запроектирована приточно-Вытяжная с естественным побуждени

ем. Для обеспыливания и уборки помещения предусматривается установка обеспы
ливающего агрегата 'Чайка 2Г.

ВоздухоВоды систем Вентиляции изготоВить по нормали на металлические 
ВоздухоВоды круглого сечения ВСН353-86 'Минмонтажспецстроя СССР'. Монтаж 
систем отопления и Вентиляции Выполнить В соответствии со СНиП 3.05.01-85 
'Внутренние санитарно-технические системы'.

Мероприятия по защите ВоздухоВодоВ и трубопроводов 
от коррозии.

Трубопроводы отопления и радиаторы окрасить синтетической эмалью. Магис
тральные трубопроводы и трубопроводы, проложенные над Воротами и В подполь
ном канале окрасить антикоррозийным лаком и изолировать по серии 7.903.9-2.

ВоздухоВоды Вытяжных систем, эксплуатируемые В нормальном температурно- 
-Влажностном режиме, Выполнить из тонколистовой стали и скрасить синтети
ческой эмалью за 2 раза.

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ЧЕРТЕЖАМ ОТОПЛЕНИЯ И ВЕНТИЛЯЦИИ

Наименование
здания

(сооружения),
помещения

Объем

м3

Периоды
года
при
1н,°С

Расход тепла,Вт
Расход
холода,
Вт

Устсг
новлен-
мощн.
электро
двигат.
КВт

На
отопле
ние

На
вентиля
цию

На
горячее
водоснаб
жение

Общий

Ц ех п о прочу -30 4<5SZ0 - — 43S2Q -
водст вх гво зд ей

HHB.N

г  и п
Нам. отЭ
Зав.гр,
Исполнит

Ш _ 1 Ж
ШтепнгорЗтНоЗичеи
Агазоновс
Ер м о л е н кс

Ж
Ш

ПРИВЯЗАН

Аиапо&

-ов
Це х  п о  п р о и з в о д с т в у  с т р о и т е л ь н ы х  
гЬозбвп мощностью 100 т 6 ГО0

Овщие д л н н ы е

СТАДИЯ АКТ

ПРОЕКТНЫЙ 
ИНСТИТУТ N2



С и с т е м а  с г ш п п е н и я
У з е л  у п р а 0 а е н и я

§

>Г

BE I



к
>0 Лист Наименование Примечаний

/ ООЦИЕ ДАННЫЕ

£ Г?л АН н а  07М. О.ООО* Схемы 3 /, М

В Е Д О М О С Т Ь  С С Ы Л О Ч Н Ы Х  И  П Р И Л А Г А Е М Ы Х  Д О К У М Е Н Т О В

Обозначение Наименование Придеч.

Ссылочные документы

Серия 4,900-10 Альбом оборудования .фасонных Сантех-
Запуск 1,2,4 частей и арматуры для сетей и проект

сооружений водопровода и канали- 1986 Г.

32ЦИИ.

Серия 5.900-7 Опорные конструкции и средства Сантех-

Выпуск 0 , А крепления стальных трубопроводов проект

внутренних санитарно-технических 1992 г.

систем.

ПРИЛСГСсНУЕ АОКаИьНТЫ

В1С.С0 Специмксция свомдоасния А л и я м  3

Т е х н и ч е с к и е  р е ш ё н и я ,п р ш ш ш е  5  р а б о ч и х

н о р л ^ д е о с т ь у ю щ и х  н а  т е р р и т о р и и  р о с с и й с к о й  т е д е р а -  
ц и и , и  о б е с п е ч и в а ю т  б е з о п а с н у ю  д л я  ж и з н и  и  з д о р о о ъ а  
л ю д е й  э к с п л у а т а ц и ю  о б ъ е к т а  п р и  с о б л ю д е н и и  ц р е д у с -  
л ю т р е ш ш х  р а б о ч и м и  ч е р т е ж а д и ^ ^ е г

Главный инженер 1 Ш т е и н г а р д т 1

) и я т и и

' / ШтеЙНГАРДт!

7

основные ПОКАЗАТЕЛИ ПО ЧЕРТЕЖАМ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ

Наименований
системы

Потребный 
напор на 
•■оде, 

м

Расчетный расход Установлен- 
иая мощи, 
электродви
гателей, кВт ПримечаниемЗ/сут мЗ/ч л /с

при по жаре,
л /с

ы W - - 0.19 -

Ki - - / .6

У С Л О В Н Ы Е  О Б О З Н А Ч Е Н И Я

Наименование Обозначение

1. Во д о п р о в о д
э) хозяйственно-питьевой производственно-

противопожарный В1

2. Канализация

а) бытовая К1

Обще указания

Проект внутреннего водопровода и канализации разработан 
в соответствии о заданиями, выданными отделами ПИ-2 и действующими
строительными нормами и правилами СНиП. 2.PV.02-JV, СН нЛ 2 . оч. р з -л е  
СНиП 8 . Q4. 0 1 -6 5  * j T 0

Объем здания .ЧО Я.м3, огнестойкость строительных конструк- 
ц и й * к а т е г о р и я  основного производства по пожароопасности . . В. 
Внутреннее пожаротушение не цредусматривается

Наружное пожаротушение предусмотрено от пожарных гидрантов, 
установленных на внутриплощадочных сетях. Расход воды принят../ А .  

л/сек.
Монтаж и приемку систем трубопроводов производить по СНиП 

3 t 0 S .0 i - 3 5 -
Сети водопровода укладываются с уклоном 0,002+ 0,005 в сторону 

водоразборных точек.
Стальные трубопроводы окрашиваются эмалью ПФ-133 за 2 раза.

HHB.NВ

4 - 0 9 - H - i ? .  9 4  - в с
ц е х  п о  пронз& олет& у с т р о и т е л ь н ы х  —

Г&ОЗДЕН МОЩНОСТЬЮ SOP г. 6 год
ИЭм Кояу> Л-с» И»до« л.*.
ГИП
НМ/ТД

ШшиИШРП
НлАтотТ 7t Hu

Стад*. Л*»ет Л-ста»

Р 1 £dAS.IT. 7с ел юс . (
HhtxI m i
НГОЛЕР

Нгиятюл 
Тесл юн

~

О О м н е  д а н н ы е В?Ъ проектный
C ls  ИНСТИТУТА 2Н*ГНГР. Аллгочеь
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4 D 9 -H 4 7 .9 4  -6 A ?
Ц&Х /70 /7Рот/г>воА<:г&э стрсртел>нш 
ГВОЗДЕЙ МОЩ/>ОС7ЬН/ /Off Г. в геи

K j m . Konyvi Я-ct К.ДО- C<£A*rr> Лета

r m t/reti#n>c/i //u?s Сид»« Л»ст Л - t r c »

tf/tr-prj. ///ATOWi. F ZЗлб.гр. 7fCAHHL ' щ к ;НюкТмт Рг/Г070вя Л л я н—нр  атм. о. ом. 
Схемы  £/, К{

В )  ПРОЕКТНЫЙ 
< a J  ИНСТИТУТ На 2ffpo&ewfl 7£cs/0jc. ( Ш Ш

tf.rexrp. PffATOWr JtfjXu/uJ —
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1
Лист Наименование Примечание

/ t f f ilif t ie  Д  Д /-/A//,/?, /7/>y//SjS/S7C//?/?£>///)9

& У6Л7/Э /7С/ T/SAC7/// £>£_/ С& 72У
2 А/?А// А7С/7Д/00/ С/У С&72С/. /УРХ/А/г/Е/ЛС/А/Лб

-У Р / 0  СУРА /А / ЛС/777/0 /0 2 /9  С/ АА?С/ААе/?Д-

3
Л  с  e r e  с/

~ ^.9 £ //£ /„__ с и л  0 7 0 / 0  е л  е£У7>00о& />У/?&£/? -

У  У  У. У  >еле//7Р00£££е#<рМ £/У

4Ч

* S

Н\

ц

2
-е

У л ^ / Л А / е А / с / е  с  £71/  JS O /2 2 0 3 ;  У Л А г / > £ # / е / / с / е  

У  А в с / г л т е л е с /  J<§0 3 ;  У  /7Л / и / /  - < РУ£ > £ ; / > е л 7 о  а / 7~а / о  -  

г о  о с в е л / е л с / л  -  J 6 3

^/?*<trS>0CA/Sf&/SS£A/CSe Ц£АА) Р £ /У Л £ ТС Л  ЛАС/ /7Ac/Aj/3/b£ 

/7 * С £ £ 7 7 ? щ

У У Т/Р  СД>/#с/£ С £71/ Л2//?СЛ//ЛАс>7СД А=ДАГ£/?еЛг ASIA'S:С/

У /t / г о л о с е .

fifO / 7 / f <?£>/? (S7£/?JA/S>/e 0 £ Л /  ОС/Л 0 #  о / 7#  О & О Л У У о АД/ас/Л

&6//70/?а/'Ра&7-С £  /7/>e>£0g0/W  /W/PA/rU /£/7£ £  /г0/?с/&/г/~

A  e s s o i n / у  7 У > У < 5 А х  L S  А с&  У е л е / w  А З Л /%  /? &  / 7 c ? A o c tО,

# С Р  /We 7Л А / l/Yer C / z t/ f А/7 7& /U X & Л У У /С /7  У /?С7г/

/>о  У  с / д / у  од о £   ̂ / w o ry e / u e  о / л / л  7 / о 7  л & л  а/д а?„

Р Л  Л / А  А / С / А  Л /  / с л  6>c?&r/C/£> //& C /C /7S/?///<OC7L / CSJO^

/?9>С4С/(/~ ЗЛ //У Л С /7 /.

J / t £  з д / / у л  e / / с у s  с / с / 7 0 /? б1 у е т с £  / / у л е л л з

Л /Ш Л  £ / }& r/ i£  г/  d / r S  С/С /Д Д /А /0 /?/>&//£>///&//-

/ r p c g o d .

А / е / с г л / У  ул< ? /с77><2У / г У / / с /  / С  C /^ s У  У с - Т / с ?  dS cy~z

66/£r<0///sc/7* d o /y ? A ? c//o  e y / u / 7  i S . o s ;

С/ TL/Are>g6/y S / y e S '/ iy -£>£ У / 7 Л З Д / / / / / / У  £

Г - - - — ВЕДОМОСТЬ ССЫЛОЧНЫХ И ПРИЛАГАЕМЫХ .ДОКУМЕНТОВ

Обозначение Наименование Примечание

------------- С с///? Р  У///,/? до/гУ/У7е//73/
— & £ 0 7 - Ы г УС7Л А/0£Д Д  />/? e/7/>e<?<?/7i//?/7J -

м / х  у / / л  ф о л  с е / и и  0 / л с / ,
— ______ &/7Л77У. СЛ/Т 7 7  с/ /У/>// / 9 9 / 66JD/C/S /
— £ 4 0 7 - 7 0 0 ___________ У с/л д о з а д  а-д с д л а  лл/т л /  //<г
— Д Р А Р /Л  /о у д 7а д с /а  , л  л  го д /д  -

у

7 0 S  Д /73Г0У . / 9 9 / _____________ Аа//?У/?с /
- ~ £ Ч р 7 -  / / 7 У с т л л 0 / / д  ye/c/A 'o s с  а у £ с/у

фО'/* ✓ С/V / 
>/ _

ЛУА/Д/WU С/ S7£>p d o x  а д  //с/7Р/? 9  -

А /С /. / У  9  О Саул  Усе /
S j / o 7 - f '/ г S/сГДА/ОАДД /-/>//7/7О/А /А ОС -

£e7U7£/76 л 6/у  y / u 7 7 co £  , / 9 £ 9 S6//7 /с/: /
£  V o 7 -J> i У о г Л А / о л л д  л е / л л / о  у/тте-

л е с/  и  tt/7P//ce/76////jr л п з л л р л /А/л /СА: /
S .< /O 7 -0 o У с у А Т / о у / ^  еЛ Р71/Л б //с/А О/

а <?• / ✓ t f'* •

с. eA0Aw t/Asecs/e//T//A//w c/

/7ЛЛ//7//Л/с/ А  //ЛО/У/АУЛктле '/-
Г//Л У  се  /__ Л 6 / У  /ГСЛ/Р/УРА/С/У/ / 9  Л  7

.^ S > 9 o 7 - 9 / У сгЛ Л Л /А Л  С££71//7АА/с/ЛО/
___ти< £_ УЛА/а/Л л / с/  а/Л  /=л>лг/Ул//с/£

4 ///ёУ /А О  ($&/£/////// /70А/р///е-

У с / Л л Еб/л/cs^ /
А  /О-с?2 2лги//77/ое л л л е л /л  е//с/е у

£ л //ул е //с/е  ЛАе/ы />0УС7лМ 2/*
"73лТТтаоТьГм  -

7ТЧ?/7/о£7с/
... /4 9 2 .

/7/>У/?л/л л л м / е  У о / у л у л А / л /
9л/. с о 6/7/>at/& £//resyt/y о/ЗЪ/у У о/ д/а 'S  вл/ЯомЗ
-?А7.АЛ/ /ЕЛ О А/O CTZ /7& 7?е £//& CL 7LS

Л  /w л -г е / с у л  л  л у O/60O/W /
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Технические решения, принятые о рабочих чертежах, 
соответствуют требованиям эколошчсских, санитарно - гигиенических, противопожарных и других норм, 
действующих на территории Российской Федерации, и 
обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных рабочими чертежами мероприятий.
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ЛИСТ НАИМЕНОВАНИЕ ПРИМЕЧАНИЕ

1 Сети связи. Общие данные
2 Сети связи на плане с отм. 0.000
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ОБОЗНАЧЕНИЕ НАИМЕНОВАНИЕ ПРИМЕЧАНИЕ

Ссылочные документы

ОСТН 600-93 Норны на монтаж сооружений и устройстб Минсвязи
ебязи, радиобещания и телебидения

ВСН 60 -  89 Устройства связи, сигнализации дисчпетчеризации Госхомархи-
штекерного оборудования жилья и общественных зданий. тектуры
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П Р И М Е Ч А Н И Я

Данный раздел выполнен на основании арихитектурно-строительных 

чертежей корпуса и технолозическоео задания. Предусматривается монтаж 

следующих сетей связи:

-  телефонной,

— радиотрансляционной,

В корпус заводятся кабели телефонной и радиотрансляционной сетей.

Телефонный кабель присоединяется к распределительной коробке, кабель радиотрансляционной 

сети — к трансформатору сетей проводного вещания. Абонентские линии выполняются 

к телефонному аппарату и громкоговорителю соответственно проводами ТРП и ПТГТЖ.
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Телефонный аппарат бнутриприэбодстбенной сбяэи 

Телефонная распределительная коробка, параллельная 

Абонентский громкоговоритель 

Трансформатор сети прободного бещания

Ограничительная коробка сети прободного бещания 
с быбодом на р о з е т т

©

12000

©

Вбод кабелей телефонной и 
радиотрансляционной сетей
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