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Типовые проектные решения
501-0Н-Ш5

Высоковольтные линии автоблокировки
НАПРЯЖ ЕНИЕМ  6 -И О  КВ

ЭПЧЗ 
А л ь б о м  4

С о с т а в  п р о е к т а  :

Альбом!. Пояснительная записка. Схемы секционирования.Линейное оборудование.
Монтажные кривые проводов.

Альбом2. Одноцепная линия.
АльбомЗ. Д вухцепная линия.
Альбом4. Узлы одноцепной и двухцепной линии.
Альбом5. Узлы и детали для изготовления в мастерских и на заводах МПС. 
Альвомб. Технические условия.

Ра з р а б о т а н ы  
п р о е к т н ы м  и н с т и т у т о м
иГНПРОТРА НССИГНА Л СВЯЗЬ ”

Главный инженЕР института  
Главный инженер проекта
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Министерством Путей Сообщения СССР 
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Титульный /гисгп 1
Содержание W

-036-06 варианты устройства В
переходов высоко вольт но -
сигнальных линий авто блоки-
робки через полотно
железной дороги

-036-00 Установка промежуточных, в
А и АП-образнз/х опор в
деревянных приставках

-02G-00CB Установка промежуточных, ъв
А и АП- осГразных опор У
деревянных пристав ха ж
СсГороунь/й чертеж.

-041-00 Припасовка железобетонных д,ю
приставок ПТ к опорам

-041-0006 Припасовка железобетонных 10,11
приставок ПТ к опорам
Сборочный чертеж

-очв-оо Таблицы изгибающих моментов J2
и глубины за коп к и повышенных
промежуточных опор одно -
цепной и двух цепной линии

•000-00 Узел крепления 8П 13,14
-O4V-00CS Узел крепления ВП tS

Сборо чныи чертеж
-OYf-OO Узел крепления СП 1в
-MS-OOC6 Узел крепления сп 17

Сборочный Чертеж

Обозначение Н^именование Стр
-046-00 Устройство размера и ответвле- Щ13

них сигнальных проводов
-(М-ООСв Устройство разреза и ответ вне* 18

низ сигнальных проводов
Сборочный чертеж

-047-00 Узел крепления вПП-f 13,20
•047-ООСв Узел крепления впп-1 21

Сборочный чертеж
-046-00 Узел крепления впп-г гг~2$
-ovs-oocs Узел крепления впп-2 2В,&

Сборочный чертеж
-1043-00 Узел крепления ручного 27,28

привода ЛрН-Юм
•019-00 СВ Узел крепления ручного 23

привода Прн-/йм
Сборо чныа чертеж

-060-00 Узел крепления кабельного 30
ящику

-QS2-00 Узел крепления моторного 31,32
приводи У МЛ -а

-т-оо св Узел крепления моторного 33
привода У МП • /
Сборочный, чертеж

Ъп.ЛгК» Н*докчн. flodnj
Ноя. ота Строганов ш ? .
Н.РОНт* Бслхбемя
PUX. Пылин OifUS
Поо&. Смирной (iters*- osm
Разрай. Ликиной* Ж Ши '

5 0 1- 04- W , $ 5

Узль/ одно цепной и 
двух цепной ланий 

Сойер оканае

Стадий Лист Листов
Р Л 1 3

мпс ,Гипротранссигналсьазь 
г.Ленинград
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О бозначение Наименование Стр.

•в  S3 -о  о Установке опор в каменис• 34
mb/x и в  скальных грунтах

-QS3-00CB Установке опор в кете ни с- JB
ть/х и в опель н и х  грунтах
Сборочный чертеж

■O S i-O f Связь ЗВ
•0S3-0Z Ригель JS

-0S3-03 Вревно 34
-OSS- 00 Установке промежуточной 31

U А-оУразной опор в затоп•
ляемых тестах.

-QSH-ooce Уст енов не про неону т о ч но и 38
и А-оУрсзной опор в
затопляемых местах
СУоро чный черт eote

-O S Y -O f Связь 37
-o s s -o o Установке промежуточной и 45

/в‘ 0  врез ной опор в  ряж и
в районах Вечной мерзлоте/

•OSS-00 cs Установке про неонуточной и НО
В-образной опор в ряж и
в  районах вечной мерзл о ть/
СУоро чный чертеж

-O SS-O f Связь 3$
-ess  * 0 2 Вревно 41

-OSS-03 Вревно 41

• OSS- 00 Заземление сета высокого 4Z
и низкого напряжения и
искусственная оУраУот ха
грунта (раздельные заземления)

%

h

Ъ

1

1

ч

1

3

О бозначение Наименование Стр.

•051-00 Заземление сета Высокого 43
и низкого напряжения
СоУгеди ненное заземление J

-OS8-00 Устрой cm во в ы но с но го 44
Заземления высоковольтной
Линии ав тоУлокиров ки.
в м ест ах сближ ения

с каУелем связи
Своз душ нь/й вариант)

-OS3-00 У ст ройст во вы носного 4В
заземления высоковольтной
линии авт облокировки

В мест ах сУлиж ения
с  кабелем  с в я з и
С каУел&нъ'/й вариант )

-053-00 СВ Устрой cm в о  в  Ы носного не
зазем ления высоковольт ной

линии авт облокировки

в  мест ах сближ ен и я
с  кабелем связи
С кабельны й Вариант)
С борочны й черт еж .

- о в о - о о кривые сопр от ивл ен и я 41
трехлучевого зазем лит еля
S  скаль нб/х грунт ах t

- o e j - v o кривы е со про т  иВл е ни и про - 48
т зж е н н ы х  и ст ер ж н евы х

зазем ли  тел ей

5 0 -1 -  ОЦ  — S o  • 8 5
вист

2
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Означение Наименование Спр. Обозначение Наиме но б а ние Стр.

•оег-оо вст рой cm So транспозиции W •ffV-oo Определение у к л о н а 61-
про So боб прободоб при  подъеме

-0S3-B0 Соединение cm ил еал/о миние - SO и списке трассы ли ни и
бы х и  стальных про Sod о 6 S 3  СЦ6
6 пролете. -072-00 крепл ение Высоко б  ольтнь/х 61

•064-00 Соединение от ал Pc/л юминие • St прободоб на  Верхуш ках
6&/х 9 стальных и Sump т а  л - Опор линии абт одло коробки
ли*/если у стале м е д  ных при подъемах трассы до 30 •
про So до S - 073-00 крепление Высоко больтнь/х 63

-QGS-00 Узел креплена* бы со ко Вольт - S2jSS и  сигнальнь/х прободоб н а
ных про бодо € ни штыре * трабереах опор  линии
бь/х и золу т орах на опоре абтосГлокиро бки при подъемах
с  разъединителей/ т рассы  д о  3 0 9

-06S-00 Сб Узел креплении бысокобольт. S4 -014-00 крепление прободоб рознь/х 64
ных прободоб на ш т ыре* марок на  переходных и
Вы у  изолят орах на опоре ка  дел  ь ны х опорах.
с  раз ъ едини теле к -07S-00 Вязка п рободоб р а зн ы х  марок 6S
Cdopo чныи чертеж на пром еж ут очны х U т роне-

-Обе- оо Уст dно 6на изолиторо б SSfS6 п ози ц ион н ы х опорах
на штыри -016-00 В язка  прободоб разны х марок 66

•061-00 З аж им ы 67 на 3 -обра зн ы х у гл о б ы х  и
-068-00 Уст рои cm So защитных ss силобых оп ор а х

про м еж ут  ко б - 071-00 Рессорная  б  из к  а  п р ободоб 67
•063-00 Соединение Высоковольтных ss р а зн ы х  м арок н а  б -обр а зн ы х

прободоб разных марок на Опорах
промежуточной опоре -076-00 Рессорная Вязка п р ободоб 68

-070-00 крепление Высоковольтных 60 разны х марок на п р ом еясу -
прободоб на разъединителе точнЬ/х опорах
типа Р/ШД-10

506- o k -  60. 85
1*г
3



Вариант I
Переход под прямым углом  <г применением  А-образных 
опор для одноцепной и зги двух цепной линии

%
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г

а

I
Iо
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!0
1

. *& пролета переходыbitr пролет Vt пполета РоыиокъныО
. I и менее и м ен ее

\ v  /л-образтмс переходиые опоры
\1 Углова* А-абрвзиох опорю - -  
пд черт. -003  -0 0  \ Z

V Промежуточные опоры  - ’ J 
/по черт. -0 0 /-О б  *

•_ . по черт  -О /Э -0 0 (ем .п .7 (

Вариант Л
Переход под углом И *с  применением А-образныг 
опор для одноцепной о двухцепной линии

Углова л //-образная огюро 
—  по черт. -* О АЗ -  о О

промелг у то иная опора 
-по черт. -(/O f-до

Вариант  Ф -а
Переход под углом 45* с  применением 3*ногой 
уггобоО опоры для одноцепной линии

Вариант  8 -< f
Переход под Углом Пб* е  применением АП-образных 

опор для двухцепной линии

3*ногах угловая переходная
Опора по черт. -(И^-ОО

АП-оброзная угловая переход
ная опора по черт. -035

~— З 'ногая угловая переход- 
- ноя опара по черт. -0/0-00

Л П •образная игла баз
: I t t  ягреховнояопора л о черт. 

-033-00

/. Вариант £ применяется для перехода через полотно железной дороги с  автономной и  элегт- 
рииесхой тягой и контактные провода городского электрического транспорта (трамвай и m.n.J

2. Вариант J применяется- для перехода через ззгежтрасрицировонные железнодорожные пути.
3. Варионты'б- 0  uSf-б  применяются для переходи через полотно железной дороеи с автономной тягой.
4. При переходе высоховальтт-сигнальных линий автоблокировки через полотно железной дороги во Всех случа
ях применять для высоходальтных цепей много провал о иные провода или тросы.а для сигнальных цепей: 
у. при пролете до 75м типа линий. Я " и до 60м типа линий пУт иJiV" допускается применять одножиль
ные провода cm. р  у мм

__________ _________ ____ ,_______  ______ s/козывоетая в проекте
• При переходе чер ез ж елезнодорож ны е п и ш и  провода  (т р о сы ! п ер еходн ого  п р ол ет а  о н к е р у ю т е я  
н о  п о д в е сн ы х  и зо л я т о р а х .

7. Уа электрифицированных участках железной дороеи с  интенсивным движением поездов 
переходные опоры должны быть металлическими.

/Я -оброзю к переходном  опора 
по черт. -0 Я -0 0 (см .п  ? J

Иачотд. Строганов ь р - .
Н. контр. борбаровиу

Лилинкин
Пробер Школенко
Раэраб. Глгбук

ег>.\*

5 0 ! -  О Ч -  Ю -  8 5  -0 3 5 -6 0

'Отдал Лист Аистов
Варианты устройства пере
ходов высоковальтно-сигналь 
ных линий автоблокировки 
через полотно железной

дороги  ____

t in e
Гипротранссигмолсвлзь 

г.Аенинерад



Цнб.Мподл. Ноблисьи (1*4ГГ К?
Т и п о в ы е  п р оек т н Ь т  p ew en t/Я ЭП-ТЗ. Р л Ь д о м  А

Mapto Паз. Oifoena чение Ha именование
Кол на асполн. -036- 00__ Масса 

ед. кг. Прим.
~ -Of -02 -оз

Документаи. ия
—

-036-00 СБ СйорочнЬ/й черте* Л X X X ..

д е т а л и

1 '002- Of-07 болт - 2 4 в

1

Начотв 
Н. контр.

Строганов ( 

Ew&cm 5 р г

}

Р*к. ПЫлин r't /К
Проб. Смирнов ШшА <г.ш5

Раз раб. ЛишоЬа ггас

501-ОЦ - Ю &5 -036-00

Установка протем у го ч- \5тэдия\ 
нЬ/х, АиАП-обрэзнЫх опор 
6 деревянных приставках

Листов
г

мпс
ГипротрэнссигналсдязЬ 

г Ленинград
формат А 4

(/н в К по дл Подпись и дата8за** инд.Р ТипоЕые проектные решена л  дП-/з АльУом Ч

ЧГ
ПОЗ О б о зн ачен ие На и м е н о в а н и е

Нол. на испалн - 036-00 Масса 
ед. кг Прим- -Of -02 -03

2 -  036 -Of Р и г е л ь - 1 1 2
Сосна г о с т 9403-72* BU
в  200X (K + bOOj/vrM

3 - 036 -02 П р и с т а в к а г 2 4 4
сосна гост 5463-72* 64
С&20о т гЬо)мм

— J

5

Стандартные изделия
—

Гайка М16 6Н.5.029
—-

2 4 г 0j 033

~ож
—------ ------ ГОСТ 5915-70 *

Т 8
— - -

Ш айба f6.02.029 г
ГОСТ 6956 -76

М а т е о и э л Ь ,

6 Проволока 5 25 4о 45 60 o.ts At
гост fб в д -73

50t-0k-40 . 85 036-00
о%

Фсрмапг.М
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Обозначение Рис.
- 036-00 1

- 01. 2
-02 3
-03 к

2. Все м ест а cm ecok  долЖнЬг бЬ/mb п р о п и т а н ы  
маслом каменноугольном (креозот/ гост 2770 -  7к .

3. Раствор опорЫ К определяется конкретным проектом.
4. Вэн да ж ВязатЬ проволокой & 5**м 8 Витков.

I !

7

1. Глубина закопки опоры h и длина приставки 6 определяется 
по соответствующим чертеЖам применяемых опор

г-—

, - п
Нанахй' Строганов -
Нконтр ВеляйсКАЯ Ш .
Рук. Пыли» и»П'
Пров. Спорней tLtlAJLfj Шв5
Р»3рзб. Ли ГАНО во 4/Ь ЗЛА

501- О к - 10. 85 036-00С В
Установка пром&куточн 
А, АП'образнЫх опор в 
деревянных приставках 

Сборочный чертеж

з̂дия Utter* М9СШТЛ&

1:20

Аист у {вистов 2
МПС

чтрогрэнссигнзлсвззЪ 
г. Ленинград

»
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Типовые проектнЬ/в рвения  ЭП-13 ЛлЫГанЬ

М арка
поз. Обозначение Наим е нова нас

Кол. на исполн. - 041-00 Масса
ед,кг.

Приме
чание- 01 02 03

Документа и и я

- o4f-ooc6 СбороянЫй черте* X X X X

СбоооянЫе единой Ь/

1 -117-00 Хомут 8 8 20,8

Нач-отд
1!1£

Щг%
Н контр Белябсяг*
Рчк. ПЫ лин 'JhLcO/- 91*Ш
Проб Йиквнова А & * . о гст
РэзоаЗ Смирнов тгош

5 (М -0^ - 10. 85 041-00
Припасовка Железобетонных 
приставок П Т  к опорам

Стадиях А  и с т  \ Л и с то в
Р ТУ I Т "

МПС
Гипро транссигнвл связь 

г. Ленинград
Формат Лй

и н в .к п о дл. Подпись и д а та Взэм инб-д Типов b it' проектные решения ЭП-13 Лльбомб-

М арка
поз. Обозначение Наименование

КЬл. на исполн. 041-00 Масса
ей кг.

Приме
чание- 01 02 03

Л е т а л и

4 -0&1-01 вкладыш 1 1 IS. 8 B K

Сосна ГОСТ 9463 -72
(Хг4о* 7оо)

5 -041-02 Упор 8 8 12.8

Стандартные изделия

7 Гайка M20-6H.S.OZ9 16 16 0,062.

ГОСТ 5915-70*

9 Шайба 20.02.029 16 16 0,017

ГОСТ 11371-78
__ -

50<-0*J- JO. 85 -041-00 р Г
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Таблице изгибающих, момент о б В основании 
промежуточны* опор для Выбора 

Железобетонных приставок
Таблица 1

Одноцепная линия
Высота
назем-
ной
части
опоры

HI '

изгибающий момент гм . (поперек пинии)
Тип линии „Н* Тип линии ,. У* Тип линии „ 0УН
количество сигнальных про 8 о боб (Включи reabnaj

До '8 Д о -12 Д оге Д о-8 До-12 До-16 ДО-8 ДО-12 До-16

8 142 1.76 2.18 1.58 1.99 г.Дб 1.77 2.22 2.7k
9 Ш 8.11 г. б/ 1.86 2,36 2.32 2.08 2.64 3.27
to Ш 2,44 з.ог 2.(4 2,74 339 2.38 3.05 3.8

Таблица 2
Д бэхц еп на я  л и н и я

Bbreora
назем
ной

части
опоры

м

г/згибаю щ ий т от ент  т.м. (поперек линии)

Тип линии „ н * Тип линии „ У " Тип линии „О У "

Количество сигнальных, проб обо 6 . (Включительно)
До-8 доч г ДО-16 До-8 ДО-12 До-Гб До-8 До-12 ДО-Г6

8 1.93 2.28 2.7 2.14 2.52 З.ОЗ 2.39 2.8 3.37
9 2.23 2.68 3,18 2.5 3.0 3.56 2.78 3.35 3,38
to 2.55 3.08 3.6S г. 88 3.45 4,12 Зг17 3,85 4,5$

______________________________________________________________________ Таблица 3
Характеристика приставок

Шифр
приставки А

U
Расчетные.
момент*/
приставки

Ра сход  материалов
Армированные стали Бетон

Попер. ***** пи
ВдоЛ пот*и ягУУ А I АЛ Ат

Мэркч
SJES*

объем,
м*

Пасе»;
гг

ПТ-П-3,25 3.ZS 1,75 1,2 23,26 18,56 300 0,1 250
ПТ-1.7-4.25 4,25 1.15 1.2 30,3 24 300 0.13 350
ПТ-2,2-4.25 4.25 2.2 1.4 37,4 38.3 300 0.13 325

5СМ--О1*-40. 85 L%1-ООСБ
Аист

2
ФЬОлату, АД
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чертежа применяемой опоры.
2. *ГипЬг/типоразмеры и количества приставок 

выбираются по табл. i,2,3 6 зависимости о т  
числа сигнальных пробобов, типа линии и 
изгибающих моментов линии.
J. Вандазк А вязэтЬ проволокой поз. 13 из 8 витков, 

а бэнбаж в  -  из б.

5 0 1 - 0 4 - 1 0 - 8 5  -  O i l -0 0  C6

П рипасовка Железобетон- 
ны х п р и ст а в о к  ПТ 

к  опарам

СборочнЬт й ч е р т е *

■Стэоия Масса Масштаб

р - 1'20sit)
Нач.отд- Строю но 8 J?u4l
И контр. БтЁскгя & Ж Лист 1 | Листов Z
Ру  к. ПЬ/лин ; r/tur МПС

Гипротрзнссигнаясблзь
г. Ленинград

Поо 6- Молчанова WW
РазозЗ- СтнирноВ mus
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Таблица /
Таблица изгибающих мамеитоб поперек линии и глубины зокопки одностоечных побышенных опор одноцепной линии

i!,
S3?*

§

Ли н и я  т и п а  нУ п Линия ти п а  „ У" Линия ти п а  „ОУ"
1 -Л ветровойрай» Вветровой район В ветровой район T-i ветровой район В ветровой район Z-Eветровой район tv ветровой район

•аа ч

II.

и *

Глубина 
юкопхи, м 
для грунтов

% .

fig

Глубина 
заколки, м  
для грунтов

•а

ft
IIss § р

Глубина 
Зокопки, м 
для грунтов

а
If

ш

Глубина 
зокопки, м 
для грунтов It*

i h
!?«

Глубина 
ухкопки, М 
для грунтов % . 

а §
f 3 *
а

Глубина 
заколки, аг 
для грунтов

а ж

II •ft*
S

Глубина 
зокопки, м 
для грунтов

§

I
11г$$ li

1
1

S

1

X
3
£2 2г о

г

I
!
в
Is
II

*2

I

1 It
Is

0
1 
1

|
Л
Is
и

<Ъ
1
1
i
Й

и5» «Ь
г

%
§
1

$
f
£

{,
II
Iе

to г. оз г,о 1.8 1,7 2.35 8,1 1,9 1,8 3.8 2.3 3,0 1М 3.5/ 3.3 2.0 1.8 3,75 3.4 21 з.о 281 3.5 3.0 1.9 3.50 3.4 3.2 3,0

И г.зг 1,9 1,3 2,57 8,2 з.о 1.8 3,19 г.ч 3,1 з.о г, вб 3.5 3.1 1.9 5,56 3,5 3,2 2,0 3.19 3,4 3.1 3.0 3,98 3,6 3,3 3,1

Таблица изгибающих момеитоЗ поперек линии и глубины зокопки одностоечных побышенных опор дЗнхцепной линии

J
E'g s 
S f f .  
s i s ' *

Л и н и я  т ипа  „ И " Л и н и я  т и п а  „ у " Линия т ипа „ 0 4 *
1~Еветровой район В ветробой район В  ветровой р а йон Т-ЕВетровой район В  вет ровой район • I - Е  ветровой район Ту ветровой район

% -  
зг§

1 § *

Глубина  
зокопки, м  
для грунт ов

Ь

| и

Глубина 
зокопки, л г 
д л я  грунт ов

к
|  |  $ 
§ | н

Глубина 
закорки, м  
дл я  грунт ов

I I .
f  И

Глубина 
зокопки, м  
для грунт ов

! г
£  -  а 

§  *  *

Глубина 
заколки, м  
для грунт ов

•а

| |

1 р

Глубина 
закопки, м  
для грунт ов %  .

а а .

Ш

8 *

Глубина 
Зокопки, м  
для грун т ов

1
i
£

S
$ 2
I I

1
1 i

S

р

0

1 
1

2

I -

£

S 1

2

I
i
£

6
3 gJk 0#5* о
I s

j
S
t
I l i

1
1

%
\

й

6
* 2  ь о

€

8

I

J
>
г? I е

10 284 8,3 3.0 1.0 3,22 2 4 3.1 3.0 4,11 3.6 23 2.1 3,23 2 4 3.1 2,0 4,0/ 2,6 2 3 г / 3,58 2 5 2 2 2,0 4,46 2 ? 2.4 2.2

11 3,22 3.4 3.1 3.0 3,66 2 5 22 21 4,54 3.7 3.4 3.2 3,65 3.5 2.2 3.1 4,54 2.7 2.4 2.2 4,04 г х 2 3 2,1 5.03 2 8 2 3 зх>

/. ТЬсчет извивающих моментов npoz/гведен для одноцепной линии 
с 3 °* высоковольтными проводами маржи ЛС-35 и /вы сигнальны
ми проводами crry.pl/jtM, а для двухцепной линии -с 6 ~  высоковольт
ными проводами марки ЗА С -35+ 3АС-70 и /гы сигнальными прово
дами cm. д 4мм. рри увеличении иисла сигнальных проводов до 
/в глубину заколки увеличивать на /0%.

3. Глубины закопок опор с высотой наземной пасти 3гг 9 м  приведе
ны в таблице на чертеже -0О/-О0СБ/ -031-0QCBJ

3. При сооружении высоковольтной линии типов „ У  и „О У” на. 
участке, относящемся ко u ^l ветровому району, пользовать
ся данными настоящих таблиц по л?ветровому району.

1/. Диаметр столба в  верхнем отрубе для опор высотой наземной 
части 10 и Ня/ принимается 20 См. Конструкцию опоры  
принять 7Ю чертежу -OOf-QOCS{ -  02/- ОйСб}

5 0 4 - 0 ^ - 1 0 - 8 5  - о ь г - о о

Таблицы и з ги б а ю щ и х  м о -  
м ент ов и  гл у б и н ы  з а к о п к и  
п овы ш ен н ы х п р о м е ж у т о ч 
ных о п о р  о д н о ц е п н о й  и 
д в у х ц е п н о й  л и н и и

Стадия Расса Насшгоб

Р
Нач.отд. Опроеанов —1•
И.контр. барбаровоу Л и ст  | Л и ст о в
N k. гр Липинкин М П С

Гипротронссченаясвязь 
г. Ленинград

ПроВ. Шмоаенко
Разраб 1 I



Марко,
поз. О бознаиение Н аименование

Кол. на  и с полн. -  НО ~ on Косса 
е<9, же

Приме. 
чаиие- 0/ о г 03 Ог/ 05

Аокумент ациа

-099-0ОСБ Сборочный чертеж X X X X X X

Сбооочные единицы

t -/33-00 Траверса 7150-/,2 -2 п / / м ,г

Z ’ /гг/ -00 Траверса ТВО-7 ,5 - On / 38,7
3 -/25-00 Траверса ТВО-7 ,2 -2 1У / S,0

1
1

Йач.отд строе а нов
(/.контр. Беллвсмл
Pvk. ел Пылин ».Нгт
Пров Смирнов ёиирб ants
Раз роб. /апина 0/М/

50-i- O k- -tO. 85 -оьч-оо
Стадия Лист /истов

Узел к р еп  л  е н и я Р / </

в п М П С
Гипротронсеиеналсбязь 

е Ленинград

Формат A9

бнв/пойл. Подписки вата ёзам.инвд
Т и п о в ы е  п р о е к т н ы е  р е ш е н и я  3//-/3 /7льбом9

Маржа.
по'з. Обозначения Наименование

Кол. на исполн. -099-00 Масса, 
ев, же

Приме-
чсгние- 0/ 02 03 09 0S

г/ 426-00 Траверса 780-3,0-919 / /6,0
5 -/27-00 Траверса ТВО -/,5 - 21 / о,о
6 -/23-00 Траверса ТВО -3,0-$п / /3,0
7 -/29-00 Траверса ТВО - 2,5-9п / /3,0

Стандартные изделия

9 t/золятор Ш ФУО-Г 3 6 /2 6 /2 6 8,7
ГОСТ 22862-77

<0 Колпачок К -? 3 6 12 6 12 6 0,078
ГОСТ *8380 -80

504- ОМ -  40. 85 -ОЧЧ-ОО
Чист
a



tт.ыпоёл Подпись и  Gamer Взанинв.?4

Т и п о в ы е  п р о е к т н ы е  р и м е н и я  Off-/3 Альбом 4

Марко,
поз. Обозначение N а и н е н о в о  nut?

Г о л .н а и о п о л н .  - 0 4 0 -0 0 босса,
е0,ке

Ореме-
уание

- 0 / ог 03 04 0 5

Штыри ГОСТ /830 / SO
1Н Ш в  - 2 2 - 0 / а г б, 76

<5 ш - г г  -/ o s 3 4 12 4 /2 б /,62

Болты ГОСТ 7 7 9 0 -7 0 *
16 Af/6-в у  к240.58.023 / 0,3
17 М/б‘8 д* 280.55.029 г г 0,73

19 Гайка М/8-64. 5. 030 2 а а 0,093
ГОСТ о т  -7 0 *

г г Ш ай ба  /0 .03 .030  ~ / 4 4 0,0/1
ГОСТ 4/5 7/ - 7S

5Q1- Qb -  40. 3 5 -О М -0 0
А/сг

формат? А4

1/н& 4  под л .1Подпись о д а та вз онанВ.К

Марка,
поз. Обоуноипние 4гюм оно ванне бол. на исполн.

..
-044 -00 Нассо, 

ев, кг
фоне,
иание«ь 0/ ог 03 04 05

гъ Шайба /5.02.020 / 0,0/2
ГОСТ 6958 - 78

Шурупь? ГОСТ0473-75*
25 /2 * /00. /9 ~ / / 2 2 0,0?
26 /6 7/40,0/9 / 0,46

5 0 4 - Ob ~ 40. 8 5  -О М  -  оо j&/cr
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4
is
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5
Яв.
ч

4

«гоС
;о‘

1
" 4

100

Рис.1

Й

10
т

1000

1200

К U L .

\ ,
25

р и с .З

А -

* —

Рис.2

250

РисЛ

% -

17

\ ж
! 22

ОТ S S r.

О б о з н а ч е н и е Р и с . Масса, кг.

- 0 4 4 - 0 0 1 1 Ш

- 0 1 2 13,16

“ 0 2 3 26,28

- о з 4 21,18

- о 4 5 35,19

-G S & 18,19

f./{решение ВысокоболЬгнЬ/х прободоб по рис 1,3,ко 5 производится 
на перегонах f по рис. 2 и 5 -на станциях и населенных местностях.

501- O k - 10. &5 -0Ц - 00С6

Узел крепления 
в П

Сборочный черте*

Crau-ja Масса Масштаб

Р
СМ.

табл. 1-S0

Аист \Aucra6. 7

1ипрогрэнссигналс5язь
г. Ленинград



иная подл. Подпись vJomcr

>11<5

Т и п о в ы е  п р о е к п о н ы е  р е ш е н и я  Э Л -/ 3  ЛльКаыП

Марка,
поз. О б о з н а ч е н и е Н а и м е н о в а н и е

Кол. НС7 UCnOAн. -0 ^ 5 -0 0 Масса,
ed.,xt

/Трине-
чание

- 0/ 02 оз

Л о к и м е н т а и и я

-045-00С6 Сборочный чертеж X X X х

Сборочны е единицы

/ -/ 3 0 -0 0 Траверса ТСО - / , 3 -  O n / г З.бЬ
г -1 3 / -0 0 Траверса ТСО -  /, Э - б п г 25,5
3 - / зг-оо Траверса  ТСО -  0 ,6  - S n г 29,0

I

!

5 0 1 -О Н -  10. Ь 5
Оач. отд. Строганов <А>,ъ 1>т

Узел крепления 
СП

И.контп Белявская
Рук. ер Пылич ,m~Gi VHJr
Пров. Смирнов Olflt
Разраб. Пика нова Jzw

-045-00
ШИЩ ЬШЛ МЛН'* i

/ипротранссиеналсвязь 
е. Ленинерод

_____ <РОРМ<ТП7М

me nf подл Подпись и дата Взан. инб. л/
Типовые проект ны е реш ения. 0 /1 - /3  /7льбом4

Марна,
поз. Обозначение л  а чмено дачие Кол. на исполн, -0*f5- 00 Мосса. 

*6, не
грине-
некие- 0/ 02 03

Стандартные чеделия

7 изолятор ТФ-го. 0/ if 8 /2 /5 0,62
ГОСТ 2366 -7 9

8 Колпачок К5 if д /2 /5 о, о os
ГОСТ /8380-00

/0 Шуруп /2 х  /ОО. 0/9 / & 2 2 0,07
ГОСТ //0 7 3 -7 5 *

. . . .

501- ОЬ- 10. 35 - О М - о о
/ист
г

Й
^ н .
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Рис.1

Рис Л

Р и с .1

Обозначение Рис Масса, кг

-04S- 00 1 3,24

- Of Z is.4s

-02 3 26,08
'03 4 34.ob

____________ 17
Рис.З

Ii

!!I

I

СигнэлЬиЬ/с пробода по данном* чертеж* 
крепите9 как на одноцспнЫхf так и на 
дбчх цепных опорах

i

Г;
Начатд Строганов -Р^
И. контр 2 30 г >

•, / М Ь
рук ПЬ/лон tiic ix
Поев Колчэнобэ ZZuiZl
Разряд Ликанода щ т

5СМ-0**- Y0- &5

Узел крепления СП
Сборочный черте*

- О 45 - 0 0 СВ
Стаей? Масса Масштаб

Р СМ.
табл. 1:50

Лист \JIucmo6 1
МПС

1ипротранссигнэлсбязЬ  
г. Ленинград
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Парка
поз. О бозначение На и м ен ова н и е Кол

Мха
&.Кп

Ори.ме.

Л Окчментация тт~т

-046-00С6 Сборочный чертей

СбооочнЬ/е едини ubi

1 -■050-00 Узел крепления 1
кабельного ящика

В 416-00 Заземление низковольтное 1 8.1

Летали

3 - Р 6-01 Накладка

Стандартные детали

S болт МбЗдх fSO. 58. т
а* 0,272

ГОСТ 7798 - 70*
5 Гайка М1Ш. 5.029 о т

ГОСТ 5915-70*
7 Шайба 16.02.029

**0.05
ГОСТ 6958-78

8 Шайба 16.02.029 ■**0,011
ГОСТ 11371-78

_ _ 1

Т П — -046-00
Н н omd. Строганов

g ^ g R : У с т р о й с т в о  разреза  
и  о тв е тв л е н и я  сигнальны х  

проводов

Стадия Л и с т Листа б
Нкоцтр. Бем&кея м щ — Р / 2
Рук. ПЬглин МПС

ш протрзнссигналсвязЬ  
г. Ленинград

Проб. Уолчаноба ***£. \acvts
РеэраЗ- Шахоб
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о
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/f Марко,
поз. Обозначение Наименование Кол. Наст

ев,*?
Про-
меча
рие

9 изолятор типа ТФ-20 0,6г

ГОСТ гзб б  -  7 8 *

/О Штырь Ш -/6 -5 5 0,36

ГОСТ /838/ -  вО
// Колпачок К -5 0008

ГОСТ /8380 -80

•Й- X  К оличест во и разл /ер  т р а в ер с f
и золрт оров , накладок и ш т ь/реО  дл я

сиг но льны х  проводов , а т а к ж е т ип
к о оельноео ящ ика оп/. ед ел я ет с  я в

________ £ £ би сил/ост и  от числа п р оводов

_______ \
5 0 i -  O k - 1 0 .  3 5  -ОЬб-ОО Гист

г! 1
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Ц н в.Н по дл. П одпись и  б о т а вэсм .ин& Н
TunoSt/e проект ные реш ения  ЭП -/3 4 S b tfon  tf

Норка, 
поз. О б о зн а ч е н и е Н а и м е н о в а н и е

К ол н а  и с п о л н ,  - 0 * 7 - 0 0 Нассо,
Mi Приме

чание- 01 о г 03 о * o s Об
4 -0 4 7 -0 2 П л а н к а / / /л

Стандартные и здел и я

S Ш т ы р ь ш -е г -5 5 8 / / 3 / /,25
ГОСТ /838/ -В О

б Ш а й б а  2 3 .0 8 .0 8 9 г / / г / 0,№

ГО С Т  6 9 S 8 -7 8

7 t/ з о л я т о р  Ш ф / О -Г г / / г / 8 ,/
ГО С Т 8 8 8 6 3 -7 ?

8 и з о л я т о р  П Т Ф  -  70 г / б , б

Г О С Т  /8670 -  7?

9 К ол п а ч ок  К -7 я / / г / 0,о/8

ГОСТ /8380 -  8 0

Прочие и з д е л и я

to Заж им  п л о ш е ч н ы й * 3 г 2,08 *

501-Ok--{О- 85 -047 -00
titter

*po£>AfQr» Ati

У М Ш М Ж Ъ Ш А Ц Ш к М М Л Ш У Я Ш Ш

П

I

Парка, . 
поз. I О б о з н а ч е н и е

Т и п о в о е  п р о е к т н ы е  р е ш е н и я  О П - /3 У У лГогг*

Н а и м е н о в а н и е

к с -  / зо  -  a s

Зажим петлевой
/ГС- /30 -S B

Уз о утр mop ПФ -  70 В
Т У -3 4 -2 7 -/ / 8 8 8 -7 7

Кол. На исполн. -0 * 7 -0 0

О/ о г о з о * os Об

Нассо,
tft'/re

Приме
чание

Г,38 # »

/3

/V

/ 5

18

Коуш  Вилочный
К С  -0 0 7 -0 8

Ушко однолапчатое

К С -О /г-68
Коуш

КС-063 -68
Серьеа сборная
К С -OPS-68

#  применяете* только для столоны.г п,ю/Scдои
# к применяете г только для аяюеп нас / у »,'З об  уВ

3,08

2 ,4 8

0,3

3,3/

5 0 1 - O k ~  10- 8 5 047-00
Лист

3
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Рис.3 РисЛ

М ию

Обо эн  а чен ое Рис. М асса, мг.

- 0 U 7 - 0 0 1 28.8
-0 1 2 0.5

-0 2 3 11. 1

-0 3 4 11.8

-о 4 n s 21.3

-0 5 3>5 / и

-Об 4,5 9.5

Рис.5

Остальное -см. рис. 1,3,4.
16 13

1. На рис. 4,2,3, 4 показана анкеробка 
стзлЪнЬ/х проводов, на рис. 5 - столе -  
алюминиевых.

2. Сварка ранная дуговая.
3. П ок р ы ти е  д е т а л и  п о з. 4 ЦЗОХр 

ПокрЬ/тие д е т а л и  поз 22

ЭмалЬ ВТ-180 ГОСТ 2346-78.

4. Способе/ установки шт(лрей на
планки см. ' 065 -00

А-А

I
Нзч.отд Строганов $ г с Ф
Н.контр. К елцХсхах AJ4
р у к р ы л и н Л Л ч Г * . ОШ Н
Проб /1икаио2а J U L * . W ’Ji
Разраб. Смирнов k b t c v j on. О

50Н- о и -  JO • SS -0 4 7 -О О С Б

У з е л  к р е п л е н и я  В П П '1

СборочнЬ!й черте*

Стадия Масса Масштаб

Р табл. 1:20

Писп, j Листов f
МПС

Гипрогрэнссигнал связь
г. Ленинград



HuBHinoh. Подпись и дата Взом.инВ.Кй
/Пи/tofete проектные решении эп -13 Ялббом 4

Марки,
поз. Обозначение Наиме Hofc/Hue Иол, ни и с полн. -о48-оо масса

ед,кг.
Приме- 
чин и с- 01 ог 03 о4 0S Об 07 08 03

Документация

-Ofo-ООСБ СЪор очный чертеж X X X X JL X X X X

Лежали —

1 -сн г - 01 Накладка / 1 1 S.9

Исполнения
~ofs-oo....~ -ofoos

ем. лист tt 1,г,з,4
-он-м...- -мв-н

CM, листы S, 6,7

....
HdH.omd. Строген'оВ
Н. контр. БелкВсмеЩЁк
Рнк. Пылим хеш
ПроВ. СмионоВ tuuvd mi/i
№e*L - Hjgppofy., ж&

s o l- ok -Ю .8 5 -  o 4 g  _ g g

Узел крепления Bnne
5Ш Ш  Ш Е М  ш п гзщ
X---1— I__ I__ с.

МПС
ПтротринссигнОпсВлзь 

е, Ленинград
лг ?fc wceeSап • fow$±_ кормит :я *

ИнЬ.ПВрьдл'. Подпись udumti Взаммн(>. Hi
fnuno$6te проект»6iе решения ЗП-13 ДлбЪпм 4

Марна,
поз. Обозначение НаименоВание

Иол. на исполн. -048-00 масса
ед,кг

Приме
чание- 01 02 03 о4 0S Об 07 08 03

2 -032-08 Накладка 1 1 1 1 1 1 1 4,8

Стандартные изделия

6 Штыре и / -гг-ss 3 3 1 1 2 1 ies
ГОСТ 18381- 80

8 Изолятор шф 10-Г 3 3 1 1 г 1 гм
ГОСТ 28882-77

3 Изолятор ПТФт70 2 2 % 2 2 2 2 2 S.S
ГОСТ 12870-77

5 0 < - O W 0 . 8 5 > 0 4 g - Q Q
Лист
г

лгев&тт/Ь'.к&хмВа._____



titi&fftncBfl. ШЖШ.ШЯ1 ШНЯ/ИШ

Марка,
nos. Обозначение НйименоВыние

Кол. на исполн. -04/8-00 Масса
(д,кг

Приме
чание- 01 08 Of о4 о$ 06 07 08 09

11 Колпачок к -7 3 3 f 1 г 1 0,08
ГОСТ i8380-90

Лвзнч.е. ,илЪ£лши.

й Изолятор Пф-708 г 1 г г 1 г 8 8 4,88
ТУ34-87-4888-77

15 Коуш Вилочныи 4 г 4 1 1 4,08
КС-007-68.

и Ушко однолапчатое 8 1 г 1 1 1,8S
КС -  018. 68

17 Коуш 8 1 г 0,/S
КС-063-68

18 Серьги с Вирная 8 1 г 8 1 & 1 1 .0,66
KC-OSS-68

^ o y - o ^ - / o .& 5 g 4 a - D D
(tucm

07.25n KonvPoSc/л: KvcxoBa____ cf>0PMdm :M

ЩИНШПк WblSfTtMM'HESk ЫЫАШХ! ГПапоВые проектные решения ЭП-13 ЛлеЬом  4

Марка,
поз. Обозначение Наймем оВание

Кол. на исполн. - 048-00 Масса
ед,кг

Орит
чате- 01 08 03 о4 05 Об 07 08 о?

80 За нс им плашечныи 4 4 4 8 г 1,01
КС-136-68

8! Зажим петлеВои 8 г 8 1 1 0,98
КС-130-69

IX fV n W tV W ilH I <

SCH-ОЦ- т  85 - п 4 8  - D D



ш ш ш (tedfn/ci идУпУ унйЯ ГПипоВые проектные решений ЭП-13 Длббом к
Мирно,
поз. Обозначение Наименование

Нел. ни исполн. -о  48-00 Мессе
сд,нг

Прут
vtfpve10 11

Д онументниил

-ote-oocs СЪорочныи чертеж X X

.&£jn*AV..

1 -013-01 HdНЛОЭнН / 1 5,3

Стандартные изделия

6 ШтбГРб Ш-23’ 55 / г 1,25
ГОСТ-18381-80

5<Н-(№-*0.85 - Q 4 B - D D  ~
Q7. esr. m veoietA: ХусхоЁс/ формат: лЦ

ИнЬнсмЗл Подпись и дата \Взум.ун$Л
fllunoSeie проектн$1е решения ЯН-13 ДлбЪом 4

Мши,
ПОЗ. Обозначение Ни именоВание

Кол. на исполн. -048-00 Maced
ед,кг

flpune
vme10 11

8 Изолятор шФю-г 1 2 2,1
ГОСТ 22862-77

9 Изолятор ПТф-70 1 1 5,5
ГОСТ 12670-77

11 Колпачок к-7 1 2 002
ГОСТ 18380-80

Прочие изделия

Ik Изолятор Пф- 70В 1 1 4,82
TU3k-27-4828-77

15 Коуш ВилочнбШ 1 1 408
КС-007-68

' и

501-0Ц- 40. 85 -  □ 4 В - 0 Р  I H r J
_Формат; $4



toS.Hiaodn. Подпись и dcfmcf Узим.инбК* ГПипоЕые проектные решения З П - 13 Дл&ом 4

MiPKd% 
003. ОЪозначение Наиме ноЕание

Кол. на исполн. -о48- о о Масса
ед,ке

Приме
чанис

16 Ушко однолапуатое 1 1
КС-013-68

17 Ко уш 1 1
КС-063-68

13 Серьга сЕарная 1 1
КС-095-68

го Зажим плашечныи & г 1,01
КС -136-68

si Зажим петлеЕои 1 1 0,3 £ **

КС-130-68

* -  применяется me пбко со стальными ПРобо Зами
# * -применяется топ 9ко с алюминиеЕыми пI оЕсдам /

5 0 1 -0 4 -1 0 -8 5 -  0 4 В  - 0 0
fh/CT

07.95Г. РОПОРоПал: KlfCKoEd Ф орм ат : A t

М Ж Ш К М Подпись и ddmd
Шиповые проектные решения ЭП-13 ЛпеЪом 4

& £ . 3 - EasJL

Рис. 10

I U I I I K l M » r i H  t  i М Н М « 1( 1Ш М / М ) 1» А * М И « •  W i l H i W t ' / М М U M l i i M W

5 0 1 - 0 Н - Ю . Щ ^ - ftuci
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Рис. /
М

Рис, г
- г о с ,  а

ocmctosttoa с*. St4 ts

Обозначение Рис. Масса, кг
-048-00 1 14.8

-01 2 16,4
-02 3 32.3
•03 4 35,11
-о4 5 33,0
-05 3,6 32,9
-Об *,* 35,2
-07 31,0
•оз 7 30,7
-08 8 332
-ю S 20,35
•11 10 -**7

iKd five. 3,4,S noxd&Hct анкероБка еталШос npoiodoB, на 
five. 6 -  cm алеалюминиеВfix.
2. CSdPKd Pyy/fVjr BsioBd*.
3. П<ЖР§ти€ деталей аоз.1и& Ц30.ХР
flwpvmue детали лоз. (В змале БТ~130ГОСТ234б- 78

4. CpocoU i зетаноВки штилей на манки ем. -<м~00.
Шотд.
Ш т к

СтютОноЕ
БелаЗахтя

Смирно*
ffuMHoftd

щзШ̂
I P L

т н
omti

ян-окчо.85 -04S-0DC6
Узел крепления впггг 
СБорочнш чертеж

ЙЖ&Я \й£1*£А }mSSSSIM

ы И  20
Лист 1 \ЛистоВ И

МПС 
ГипротрУнссигнУлсЁязб 

г. Ленинград



НнК.ЛшИл Sjdn.vH&Kiq  д а , я -  „ в ъехтние Решения Э П -ц  j\ 1 _ J
1  /ПиП0Б$1& PPi

MdPKd,
ПОЗ. О$оэнсгченое Hd имено§Ыние

[ Но*. Hd исполн.I____________-0*3-00 I Mdccd,
ед,кг

Арине
чв/ние- Of 102 [ ~~—

Документами* — ---- —
---- —

~О*9-00С£ С$орочн$ф  чертеж X X JL. —
~~ ’—-— —
—- --- —

--- - —

С До ровные eSuHutut --— —
__

i - 101-00 be* крепления ручного при - f 1 30
ioddHdHdftfioHHOu стихе о,POPS!—

— — :—
— —

i
_ _ _ _ _ j

-------- 1— —
-Д---

_ _ _ _ j

— н --!--:

I

--: — —
— —

1
\ —

—
5 0 1 -О Ц - Ю. S 5  - D 4 9 - 0 Q  |

Щ 1
■  ШЕШЯШШШЯШШО1

— Узел крепленил ручного 
npuiodd ПРИ - Юм

0 jjjSM еяяя ш ш м
мпс

БтротранссигкУлсояз& г. ЛенингрыЭ
M S&uti&MeilM ifitcn fy __________ фермат: Л *

Vttf.tknofa. ш т я ш ш Е ж т ШипоНш проектные решении ЭП-13 Я льдом *

MdPKd,
лоз.

Е
О$озпдчение На’им еноёУнце

Иол. н& исполн.
-01 ог

-0*9-00 Mdccd 
еЗ, кг

Арам*
чегние

Ю2-00 тел крепления ручного при- 3,6?

С fiedd Hd iepmuKcfnenou

стоике опоры
403-00 Хомут

-т-оо-оз /ПягУ npuSodd
гз
28.3

U !

-002-Of 
~ 010-02

_Д ет<Ули

Болт IA .
2*0

[sD-Z-Oif-YO. ЩГ- 04Э-ПП

Брусок



ЫКепоЗл. Подпись 'и oJfmf0pj WunoStie проектние решения ЭП~ f3 ЯлеЪом 4
MdPKd,

ПОЗ. О бозн а чен и е НоГим еноёыние Кол. нс1 и с полн. -049-ОП Месс*
ед,ке

Приме-
Чс/ние- 01 02

Стандартные изделия

Б0л/vet ГОСТ7798-70 *
Id Mf2-2j*60. 52.029 * 4 015
19 М12-8зх120.58.029 ft

-Ч- '* 
0.3>

Гни к и ГОСТ 5915-70 *
22 M12-6N. 5. 023 8 8 4 0,14
23 М16-6Я.5.029 4 Ott3

Шс/иБб/ Г0СТ11371-78
12.02,029 8 8 4 0,05

25 16.02.029 4 0,05
UJduEst ГОСТ0958-68

26 12.02.029 4 005

50 -̂ОЦ -Ю - 8 5 -  0 3 3 - 0 0  р̂ >|
3

Q7.SSr,КСРЦРобЫЛ'КУСКоБ* ФоРМЫт • Я Я

та&йодд. Подпись и fame/ дзем\utt8.Hi
Юипо$*?е проектные решения зп-13 ЛлеЪом 4

MdPKd,
поз. Обозначение Нс/име но Set ние

Кол. мы исполн. •049-00 Mdcca
ед.х?

Опте
vd/t(/e- 01 02

Прочие изделия

29 Ручной г/риЁод / 1 1 15
Рс/38 едини теля ПРН-Юм

|5CH-0i | - . f0 .3 5 - 0 3 9 - 0 0  W
----- ---- Г-.- _____ ’•‘'■'P.'fffU
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1. Размер 8 определяется по месту.

ъ

1 !

JLг з г
~ri

Обозначение Рис. Масса, кг
-0113-00 1 3.33

-01 г з.г4
- 02 3 ггз

UstunsL
It-m m L

Рук
П р о ь .

Спроса но 8 
Белявская

М т м
С м ены .Ликаноба

ш
Ж=*ч77"

а ш

5 0 4 - 0 4 - Ю. 8 5  - О ^ З - О О С Б

Узел крепления ручного 
привода ПРИ •‘ Юм.

СЪсрочный чертеж

wmufffli iznpsnk ЧиКзетллРк

I
C M .

л>«5л.| ,  го  
Лист ХЛистоб Т

МПС
ЦтротранссигналсШй 

г. Ленинград
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£ и & ± Рис. г

ДроВолока Вандажная
Mprfa Лн40

Наделении Яшин

I Наделении Ящик т. КЯ поста£лЯетсЯ С Я13*’ хомутами и 

другими деталями крепленияг и тик ж е с тридои Д у 40 

для защиты каделЯ.

г. Размер А (1200+ 1800)  мм Выдирается В Зависимости от 

применяемых пристаВох и глубины зс/копхи опори.

3. Защитные труды каВеленоео ящике1 крепит* к опоре 

Ванде!ней ми из 3 *■ Вит ко В стиле ной проволокой, ф Sm m  

ГОСТ 1G68 -  73.

)
Нач.отВ. С тро га н о в
И к а н т& . & М & М Я 4 ! ^

Ру к — П ы ли м #HJC

В а М * .

QL№
& К Ц

5CM-0W0. 8 5 -0 5 0 -0 0
Узел крепления 
надельного ящика

Ьпадия Масса маси/так

Р S6,3 i : 20

Лист ХЛистод 1
МПС 0 

Гипротранссигналсьязб 
9.Ленинград





Он8.№падл\Родпись и доли Триповые проектные решения 9/7-13 РЛьбом в
/Чарка
поз. ввоз н а  чение Н аи м ен о в ан и е Кол. н а  исполн. - 0 5 8 -0 0 Масса

ed,
ке

Прип
чиние

- о /
11 -0 5 8 -0 8 РуксгЗЗЭД ГОСТf33S-70* / 1

6 = 8 0 0 п п

1

/г балт/?/г&рбсшг9гостя-7о 4 4 q878
Заики ГОСТ5915-70*

13 /718-50.5.039 8 8 0,138

/4 /716-60.5.089 4 4 о~1з4

/5 Ш айва /8 .08089
ГОСТ //3 7 /-  76 8 8 qo5

16 Ш айба 16.03.089
ГОСТ6958- 78 г г

—
о91

—— -

5 0 4 - о и -  ю - 8 5  -  052‘DD Диет
3

Унё̂ пойп. f/odmjcboehmaвзапмн&ф типовые проектные ре сиен ил 3/7-/3 /1 ль Коп 4
Марка
поз. Обозначение Н аи м е н а  8 ан ие

Кол. на исполн. 058-00 (Часов
ед.,
ке

Трасте
чание

— 01

—
Прочие изделия

—

88 Привод моторный / 1 73.7

У м л -и

- —

50 i - OU- Ю .  85  -  052-0D
" 'Тг.пмс

Пост
Т

__Лс <7 ооп Kq-j? ■•
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S3
Рис, г

Обозначение РиС.
-032-00 1

-01 г

i. Моторный привод т.УМП-Цпоз.1может дате устаноВлем 
ни опоре е простаками рис. 1 и $*з пристаВок, Рис. 2 “
- установка моторного приВода на наклонной стоике, 
г Металлическая Вроня каделя не должна Выходите за 
пределы Верхнего одреза труды поз. 10. 
з. СВарка ручная дугоВая.

1;
Нхч.от^ Строганов
К контр. ВеляВская

а61Л и н sZiMpc Ktfjr
ЦроВ. СмиРноВ Oxtcexf P/C{h
tim L . 1WR

50i - о*< - ю .  8 5 - Q5 Z  -  DD СВ
Узел крепления 
моторного пяиВода 

У МП ’£
СВорочныи чертеж.

УРШЩ IZTAVTl ЬДЖ ИШ

Р \73, 7 /7 0
Рост \ЛистоВ 1

МПС
ГолротранссигналсВязбг. Ленинград
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Жорка,
поз. Обоз на  w e « tic Наименование Кол Масса, 

ев., кг
Приме
чание

Дохим ент ачия

053-00СБ Сборочный чертеж

Д ет а ли

/ 002-0/-Q3 Болт i
I

- Об Б влт г
3 053-01 Связь /
4 053 -о г Ригель г
5 053-03 Бревно л Г на /ряже

Стандартные изделия

б Гайко M/6-6H.S029 4 0,0332

ГОСТ 5 9 /5 -7 0 *
7 Шайба 16.02.029 4 0,049

ГОСТ 6958 -  7в
8 Скоба С/2 *60*320)м м 24 0,44 Кол-боЗа

ОСТ 499/ стоики бн

~

1

3
£

j

М а т ер и а л ы

9 Ясгмеыъ 4,5 тЛл/мж

Г ~

Г ----------------- ---------------

Ь Н -0 5 3 -0 0
1Ж- г :— i

ЧаЧ.от6. Строгонов |2г а д »

УстаноВка опор  
5 каменистых и 
скальных грунт ах

\0*гсгаиж\лист 1./ЯлслпаА
Я. контр. борборобич 3 ш \ -*  I~ Л /°ук.гр. Сипинкин £ЙЙ0И м л е

йрратронсоигна/тебязь 
г. Ленинград

7роЗее> Шко/генко
i— Разрой греб у к

I

О б о з н а ч е н и е Г мм £, хш О б 'е м  м 3 Примечание

-053 -03 2000 /500 0,55 Аля ст ойки  
L  • 9 ,5  м

- 0/ 2500 2000 0,92 ДлТТт оП ТП Г
1 *//м

5Ш -0^- YO. 5 5

б р е В п о

-0 5 3  -0 3

СГасРия Масса Масштаб

Р / г/0

Лист | Л ист ов /
„  М П С  
бтротрансеохналсВязь

е .Л ен и н гр о б
Сосна сорт 3 ЛОСГП 9463-72 *
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Установка опор непосредственно £ каменистый или б  скальный грУ” ™  
Рис. 1 рцр g

о /  Промежуточная tf А .  образная

о п ор а , я. i

опора, п. /

Засыпка из утрамбованного 
мягкого грунта с  камнями, п. 2Д

Установка опор £ каменистом или £ 
Рис.З

а ) Промежуточная

скальном грунте б ряжах 
Рас. б

6) А -образная

1 . Конструкция верхней части опоры, а такте глубина за копки 3 даны £  
соотбетстбующих черт еж ах применяемой опоры 

г. Разработка котлованов для установки опор б каменистом и скальном 
грунте рис. (, г  производится отбойными молотками или взрывом.
К указанным грунтам относятся м ягкие скальные грунты, отвер
девший лес, мягкий грунт с  За лунами до ЗОУ», гипс г сланцы и т.п.

3. Установка опоры 3 котжоЗанах производится на подсыпке из мягкого 
грунта с  камнями, с  тщательным утрамбовыванием через 30—30см. 

к. Ряжи засыпаются камнями с  Возвышением над ряжем на 30 -30см.
5. Размеры ража даны для опор со стойкой S ,Sм  размеры 3 скобках 

относятся к стойке длиной Н м .
6. Ригели устанавливать но угловы х, переходных, анкерных и 

концевых кабельных опорах.

1500(30001
Г 1  _

А уV .

3DOO 13500)

Алина стоилиfi'WpasuoQ опоры и9пм
РазмерК,мм

Длинаcirtv г, мм
08'гм Оре-бисиньгЫхзи.м*

Кол-ба Зребенря- жа, turn
Ов’емдребесемьтр»же,ма

9500 3300 3700 0,075 14 0,65

((000 3800 зюо 0,09 (б 0,93 Кочотв.
Н.КОНТР.
Рчк.гр
Пров
Розова

Строганов
ворборовчч
Яипинкин
Ш коленко
Злебчк

5 0 1 -0U -  Ю - 85 •053  -О О СБ

Уст ановка опор  
£  кам енист ы х а  В 
скальных грунт ах
Cdopo чны й чертеж

Ставил М а сса Масштаб

Р

Л и ст | Л и с т о в  1
М П С

(йпрот ранссигналсвлвА  
г. Л ен и н гр а д
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Обозначение €мм б,мм Об'ем,лт3 П рим еча н ие

-053 -O f 3 700 2300 0,076 Д л я  cm oO xv  
L * S ,5 m

-O f 3300 2S00 0,09 Для ст о й к и  
L -t fM  i

n
Паи. отд. Строганов Г я ь
И.контр. борОароВии >
PvK.ip Липин кии
ПроВ. Шкоиенко
PrjpaS Z/re&u/r

l i k r L ,

- 0 5 3  - О !

Связь

%

Стори л Моссе ffccujmati

Р i -ЧО

Лист \Листо£ /

Сосна сортЗ ГОСТ 9к63 -7 3  х
МПС

ГипротранссигналсВязь 
г. Ленинград [ин

й 
Нп

од
л. 

tП
од
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сь

 и
 д

от
а 

\8
ка

н.и
нВ

~Л

I
!

I

Об'ем  0,02 м *

5 С И -  O k -  1 0 - 8>5 - 0 5 5 - 0 2

Pvoe/Jb
С то ВияМасса Масипад

Р / • /01—
Нач.Отд. Строганов Об. IS
И контр. барбароВич Лист 1 ЛистоВ  /
Рул. гр Липинлир

Сосна сортЗ ГОСТ9063 -7 2 *
М П С

Гчпоотранссгнналс£*зь 
г. Ленинград

ПроВ. Школенко
РозРо5. глебнк
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\  2от6. 0/7

I

!

Обозначение 2 мм е, м м О ё'ем  м * Примечание

-  0 5 * f -0 f 261*0 2 240 0, 0? А л я  ст ойки
г •о .бн

' 0/ 3000 2 6 0 0 0 ,0 8
Д ля ст ойки  

L  - И м

Чаи. ото Строгано $ t
М-кактр борбаробии
РУХ.ЪО. Липинкин
Проб. Шяоугенко ■

м ч* ,Раэро* гке&ук

5 0 \ -Q h -  Y 0 .  8 5 - 0 5 4 -О/

С £ я з ь п .ю

Лист f JJucmoB /

Сосна сортЗ ГОСТ 9463-72 *
А//7С

Гирротранесиенолсбягь
г . Ленинград

i
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Установка

промежуточно# опоры

■кI

§
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0
1
ьл
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Установка 
Л'Ооразно-й опоры  

С

3S

Алчна стоит 
н-обропоры 

Lnri
Размер 
К' мн

Длина"связи
С. нм

Овгп 
$ре&*сч~ 
иьг, п*

9500 3300 ЗбкО 0,075

Н 000 3820 3000 0.085

л Установка опор высоковольтной ланчи 6 железобетонных кольцах поз.5 
предусматривается на затопляемых участках трассы. *

2. Конструкция верхней части опоры выполняется по соответствующим 
чертежом опор.

2. Хольца,поз.5заСьтоютОя гравием.поз.б и прикрываются сверху слоем волге 
крупных камней,поз.?.
в болотистых местах кольца допускается засыпать щебнем ахи землей.

5. Глубина закопки дета для опор со стойкой длиной 9,5м, размеры в  скобках 
относятся к стойке длиной Нм,

6. При необходимости железобетонные кольцо КЦ-10-9 могут быть заменены 
кольцами ХЦ-*5-9 (диаметром -ГбООмм), что определяется конкретными 
условиями.

— -
Чач.отв. Строганов
Иконтр. барбароЗиу
Рук tp. Лцпинкин " ■ —

ПроВ. Школенко -■ j ---------

РозрабС глебык jШ ш

5 0 1 - 0 U -  Ю - &5

Уст ановка п р ом еж у т очн ой  
и  А -о б р а зн о й  о п о р  В 
за т оп л я ем ы х м е с т а х

С борочны й ч е р т е ж

-0 5 ^ -0 0 С Б

г+йу»к >». Ш/Угкш
*> I 1 /

М П С
Гипротранссигналодяэь 

г  Ленинград

I(
i
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Обозначение £ мл/ £t мл/ 06'еи м3 flpui/tvuHve

- 055 'O f г т гг*/о 0,00/
для: стойки 

1 93,5л/
-O f 3000 г боо о,/01 Для стойки 

1 -  Им

Нач.отд, 
Н.контр. 
Ру*. ?р. 
ЛроЗ. 
PospaCf.

Строганов
барборо&иу
/fun инкиц
Шяоленко
Tjfeffvr

055 '01

Опоочя hoc со Наси/тоо

Р /Ю

Лисп7 1 Листов 1
МПС t
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УктоноВло промежуточной опоры УетстоВха А-образной опоры Укрепление рлжеи бВумл холь* ми

&

I
««

I

/. В затопляемых местах ряжи укрепляются двумя 
расположенными по диагонали колами, пох5, забийа- 
емыми В землю на глубину /м . Колья и Крейна ряжи 
связываются металлическими скобами.

г, Koucmt 
йстпегт

ил Верхней части торы Выполняется по соот-  
чертежам устанавливаемой Опоры,

3. Ряжи засыпаются ерайием и покрываются сверху 
более крупным камнем.

4. В болотистых местах районов Вечной мерзлоты ряжи 
Со пускается засыпать щебнем или землей.

£ Размеры ряжа и глубины зокопхи боны Зля опор со 
стойкой 6,5м, размеры В скобках относятся к 
стойке длиной Нм.

?
(рч.отС. ОпроеомоЗ ~*S,V
б. контр. барборович
Рок. гр. Лчпинкин
Пров Школснхо
РозроС. TteSvK

S W - O M - W -  8 5  -0 5 5 -0 0 С Б

б-образной опор 6 ряжи в 
районах вечной мерзлоты
Сборочный чертеж

Сто&ИЗЛист Листов
Р /

МПС
йпротромссчгналсвязь 

г. Ленинград
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5 -------- 1 _ ]

Обозначение £лш £ ,* * 06'ем, м3 Примечание

-055 -03 /500 //00 0,002 4jrsremo6Ki/ 
L ■ 0,5л

-09 г  ооо /600 0,057 Для стойки 
L - Hjk

- 0 5 5 - 0 3

£ р  е £  н о

CTO0U* Ноеса (loom ed

/> / :/0Начет#. строесгной {r f c g PSS5Ц.контр. 
Рук. У>

барОароВиа
Липинкин

Оообер. Школенко
С Ьсю  сорт *, ГОСТ0065-  Л?* МПС

Гцпротранссиеиалсбязь 
г. Л енок  ер об

Оозров- Влебчк

Ц
нв

 Ы
т

юд
л.

 \
7)

о6
пу

съ
 у

 д
ат

а 
\B

so
ju

 u
h&

rj

е

w

Обозначение Слш £(**м Об'см.м3 Примечание

-0 5 5 -0 2 /500 //00 0,002 Для стоики 
1 -0 ,5 *

- 0/ 2000 /600 0,057 Для стоики 
Ъ*/1Л!

50-f- ok- Ю. 85 -055-O i

?ИтаЦ1Ш ЯЛ|

В р е д н о / • '/О

с°рт$ Г0СТШ 5'7 2 *
ППС

Гапротранесиена/квям
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/Т
аь

бо
мд Устройство заземления 6 твердых и мягких грунтах

Низковольтное 
Заземление 

(по черт. -  U5-00)
Высоковольтное 

заземление 
(по черт. -HS-COf

Значение допустимых сопротивлений 
н/3 заземляющих устройств бзабисщиосгги 

от удельных сопротивлений ер унтов

Присоединение статного 
жгута к зозежяателю

Удельное 
сопротивление 
земли, Ом. я/

Сопротивление заземля
ющего устройство. Ом 
при числе Сигнальных 

проводов линии
до Ю отОдогО 9(иовягг

до (00 30 (S Ю
too -300 4 0 во (S
т -500 SO 30 05
500и более ТО но 30

Значение допустимых сопротивлений высоковольтных 
заземляю иц их устройств 3 различных грунт а ж

искусственные зоземлители
j  в грунте v t  требую- 9)Ь грунте юребфгщгм 
щем специальной специальной обработка 

(см. п. 2)

Устройство заземления £ 
каменистых и скальных грунтах

План Водпо1-1

Г р у н т
ярий̂ гже̂ ште
егпраттгвягннгJ>-Om.m

Опротовяекашлтзеяаипоюггеустройства,Ом.мебошее
Торф, перегной, болотная почва, суглинок 
и глина влажностью 30-УО% SO ГО
(лона и суглинок слооовхожныс г пахотная 
земля, каменистая глина (~5а%( (00 (О

Чернозем МО (5

Глина и суглинок счхие 500 (5

Супесь слабовлажная, песок влажный 500 (5

Песок сяобоВхажный (ООО 90

Гравий и щебень 9000 30

Каменистые почвы 0000 50
Скальные породы *000-3000

свыше бооо
вО

ООООл» натур.

Пересечение горизонтальных зазолиштелеС 
скобелем ахи трубопроводом

Жояоса заземления

Максимальная Величина сопропыВ -  
лехйяСУзаземмпощыо устройства

1. Минимальные размеры стальных зоаемяителеО х/ 
заземляющих проводников даны на черт. - 057-00

3. Остальные технические указания даны на 
черт. -053  -0 0 , -060-00.

й и ' в * > > ' » ■ < » » " * *
До (Од (0

Свыше (00 во 500 (5
Свыше 500де юво го
Свыше (ООО So 5000 50

Свыше 5000 ТТд^р

разраб.

Шлкотд Строгонов
Иконтр Тярбарович 
Ружгр. Запитан

шкояеюсо
гяе&ух

5 0 { - 0 Ц - 4 0 '  8 5 .066 -о о
ЪРЯТЖ Г'ЛКЕТОШЗаземление сети Высокого 

и низкого напряжения и 
искусственная обработка 
грунта (раздельные зазоняени̂  Гапротронесиеноясвязь

г. Ленинград

tine
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Ae образная силоВая опоре Выносная силоВая опоре/ eразъединителем

НизкоВолътноС
зиземление

Л&чт из детальных про Полок 
ф Stiff или 1 пробелок# р О мм

Иысокобольтное
зазем лен и е

Низковольтное
заземление

Высоковольтное
заземление

Присоединение стальною япч-
та к заземлителю из (/голха

1
миг

iПеремычка из Земельных про&оло* \
J*KU InpotbAOKа Ф fast “7  \

-------- *

Минимальные размеры заземлителей и заземли/ои/их прободникоВ.

Материал Минимальные размеры при проклаОкс
В Воздухе | В земле

Прямоугольные про So дники Селение 43ммг, Толщина 4 мм
круглые проЗодники Ф С мм

Толщин и полок е$»п
Пищики полок рмлг

Cnajtixisr sn^Jls 9 fS~32"» Толщин* сменок %Спптам/шет/.уа* ф ig Пяп \!*?1i
Стержень ф 20мм

dtCtym из 3*/*ро 1олок Зла */>ускоВ Ссеиение не менее "'ey  мм * )

и прокладке спускоВ Высоковольтного и низковольт ного заземлении 
но одной стойка опорьt, Высоко Валютное заземление прокладз/Вать с изоля
цией деревянными прокладками или пластмассовыми/прудками столи/а* 
ной ст енок не менее %Вмм в  м ест ах крепления хомутами надельного 

eu/uKOj труд" для заи/иты кабеля и  сам ого кабеля, приВодаразъедини

т еля, а т акж е нроВолоУнь/ми данда аса м и  -  ж ел езобет он ны х при
ст а в о к .

fotOmd.
Н конто.
Рук.
Проб.
РазраВ.

CmpozaHoS
Scpdbpotvi
/JonUHKUH

0.0
5O f -  O k - Ю -  8 5 - 0 5 1 - 0 0

ъгА/jj
О

Заземление сет и
&U 5__ Высокого и низкого
£сЕ±Л напряжения

ВЕ5Е9ЧЕИЯЕ /h/cmpS

t Z Z W $-(оЛеЗанент* мзепл*т п)
МПС

ГигротранссигналсВязь 
г. Ленинград
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Крепление быносноео заземления 
но силобои опоре

Крепление быносноео заземле
ния на дополнительной опаре

Силовая опаре <ОД
вшояаваяьяшаО

Кабельный 
Ящик \ .

m ry#  & ?/,

кабель е
сбязи .........

вепнлыюО проводЯ5нл вял яаго&нып̂ озазенпетя 
хешп uai’npojodoi cm. ¥Sm Оля выеоковоллттее 

Лратпятльноя опори

Щ  Ш \ Ш '777------ 777

А-е

777------ 77?—

\jjw ew row ftft

План

I  стильной пробой Я б мм или 
желт из 3* проволок Я S нм

Вымжобольтное заземление

Арполнительная Пизкоёольтное заземле
ние к  кабельному ящику

Йои меньшее расстояние от кабелей сбязи 
и сиенализацш до заземлителей

Зькежабаиг-л 
1*о» линия

Удельное сопротив
ление ерунта,

0М‘М
Наименьшее 

расстояние 
А  , м

Ярине
чание

АО Ю0 8
свыше ню до 500 Н>
свыше soodotooo Н
свыше /ооо feCOOO (в
свыше т о до5000 05
Свыше 5000 ДГ

е. Выносное заземление Влл опор с  разъединителем и  маитоВык подст анций  
Выполняется аналооиино. ,  .

г. Заземляющие пробода закрепляются на опоре скобами(  - 059-оЦ/или
минутами из 3* битядб стальной оробелою л 5мм vepes 500мм.

3. бее соединения заземления, кроме присоединений к  аппаратам, Выпол
нить сборкой. , _ _

Н. Сопротивление заземления прибода яинейново разъединителя не должно 
превышать ю  ОН независимо от  идельноео сопрот ивления ерунт а.

HOULomd. Ш5
Ккантп барворобсм
Рих.уц Аипинкин
Пробе». Шкяяенко
М эра* бнлнеин

5 0 4 - 0 4 - 1 0 .  8 5 ■058-00

t̂fr'wmwiî n̂v Взвесепал сбои*
женил с кабелем ебязи 
(  даздишный Вариант/
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Парка,
лоэ. Обоэна чение Наим енование Кол массу

од., к*
Рриме- S 
чание !1

ГОСТ 7386-80 j
0 -6 -3 / 0,003
5 -6 -4 / 0.0039
/0 -6 -5 / Q009S

/6 -6 -6 / 0,0/2

2 5 -6 -7 / 0,0/55

М а т е р и а л ы .

/0 Труба 50*3.5-3000 2
ГОСТ 3262 -  75*

// К абели  м а р к и  С5ПБ * *

ГОСТ 5 4 3 6 -7 5 *

3
3 *2

/2

7 x 2

/0x2

* Типоразмер наконец ника В ы б и р а ет е* 6 COi >тВе, п е т -
Вии с  м арк ой  кабе. ?я СЛПБ п о  т а бли ц е н а ч ер п 7.

V  -0 5 9 -0 0  С Б.
* * X 1 о -П

- блице на ч ер т , л/ -0 . 79-оос в .
длина -  В за ви си м о е 7Пи от  р а з м е р о в  „< 'и .  С по
черт . V  -0 5 8 -0 0 и  -  0 5 9 -0 0 СВ

5 0 4 -  0^ -  VO. 3 5 -059 -0 0
ПисГ
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Стопной желт из 3* проволок 
ф ОШ» или Пробой jl&jmfA

Маркой сеченое Высоковольтных правовой
Марка кобеля выносною 

Заземления

Типорозлеркаоеяьиавояатнечяж
СГ,фЗ;йС*3£;ЯС-35 СБПВ-3 if-6-З

АС-85 с 60s -з*е 6-6-й

ЛС -35 csns / г 16-6-6
АС •'SO СВ71Ъ-7лг 16-6-6

АС-70 сттБ-ю*в 85-6-7

t. Проволоку стольного жвута, поя. / £ месте проборки 
к Встало,поз.б» проборать между собой сплошным 
гидам; сборка ручном дуговая.

i. Кобель но дервбянной опоре крепить скобами 
или хомутами иь б* биткоб стольной пробо
лели Ф 5  мм.

£ Отверстие ф 7 под Крюковой Вогт, поз А, £ за- 
землителе с£ерлить по месту.

й.. Марку кобеля Выносного заземления бзависи
мости от сечения высоковольтных проводов 
см. б таблице.

S. Остальные примечания и размер. 4 *см. на 
черт. -058-00.

Стопкой Ktvmvs тот проволок 
03жт или rrpotoie 0ОЛШ

ETEEJ ЕЕЕЕЕЭГ ЪШ
5 0 4 -  Ok -  4 0 .  & S  -0S9-00CS

СтаЗгаУстройство выносного зоземемА 
{Высоковольтной линии оВтобюка-\ 
гребки б пестах сближения с 
кобелем сблзч(кабельны0 
варионт}.Сборочный чертеж

Лис**

МПС
Е’тоЗ

7—

(ирротронсоиеналсвязь 
г.Ленинград
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Схема ой'единеитго заземления 
бъгх опор е линейными рс&еиинитсяями 

30* son \

£spr°&S-onopv

ятттт

Ш - О Ч -  10 . 85  -oet-oo
——

1 КриЬые сопрот ивлений  1Г 7 1  Г
| протяженных и ст ерж - | г  | \ |

ЧачртО. CmpoactHoBi неоых зиземлителеи
S S S S SИконтр. барбароЬч xHtsjSi

Рчк.гр\ Липинкин ttn c  я ! 
йлротронссияноглеянА 

е  Ленинград  |
ПроЗ Шкахвнко
разрой ехе&чх
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Затеска Вершины и ЗруВки Зля
траЗерсы и Верхушечного штыря 

$о9
so

и  I T
у Д 1

ши
щ

Схема транспозиции 

1 з

Верхний npoSod

t. Конструкция транспозиционной опоры аналагичма конструкции 
промежуточной опоры и Выполняется по чертежу -001-00;
г. Вязка ЗысокоЗапбтнбое лроЗодоЗ Выполняется по чертежам 
-07S -00 ;-076-00;-077-00; - 078-00.

3. транспозиция лроЗодоЗ Выполняется 3 соотЗетстЗии с 
трехлинейной схемой ВысокоЗолбтнои линии согласно проекту.
I  Места ЗруЪок и стесок на столбе перед сборкой должны 
Some пропитаны маслом кс!менноуголбным {креозот} 1008770-74\ 
5. транспозиция Выполняется В пролетах, укороченных на 8S-30yp 
протиЗ расчетных.

}
Нкчотд. Строганов ef.rr
Н.контР. Е ш Ття
Рчк. Пылок / . W » «нк
ПроВ. CmuphoS PĉC<u-,t
/Ъзр&. Р лтВ ? . уЩ *Wa

5СИ-0Ч-40-65 - D 6 2 - D 0

УстРоистВо транспо -  
Зиции проЗодоВ

C/na~.-uМасса Масштаб

P - Г  50

Лист I ЛистоВ 1
МПС

ГилротрансеигналсВязь
г. Ленинград
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Таолича 9

Парка
соедини
теля

Размрррг
соединителя

мм
j Характе

ристика
поовода

Способы
соединения

При*
vpucr

/еняе*
юсобл{ И 1Й11|| ь

$ 1

Вы
со

та
 no

 
1 

Ок
ин

у, 
А 

пн
 

1 1»
А 6 в г f t * марко Ькжп

нн проводов для
скруЬа

< * о е с е
J&U

« Й гс&ког»г!£н i !

COAC-iS-5 200г*,5 615 /,7 Ц028 fCts/ip 5,6 400 скрутка ИХ-1834 4-4,5

солс-гз-з 250 <5,2 7,5 /,7 0050 К2&1 6,0 600 схрутко HH-OSA ! 4-4,5

Щ Цг 44 950 скрутка нн-т 4-4*

СЖ55-3 550 /9 2.9 0,* АП-35 7,6 640 опяесеав.̂
HU-ISSA

ррг-7 4 6 JZ. 94 ш .
Ч-ЧА

4X55 7.5 880
скрутка
опьесеев.

Я Г Я И З
*mtiL го майJL.

4-4,5

9C5Q/3 9,6 /250 скрутка тгт 4-4,5

амс-50* 400 22 Щв 2А ope М-50 9 930 опяессев.
W3R

РГ.П-7 но /9 /0 20,5
*-<0

4Ж-50 9 /260
скьутка
опргссов.

таят
нгл-е 24 50 JL.

Ч-ЧА

юо/и 99,4 т о скрутка унт 4-46

С0АС-703 450 26 92* 26 цгз <№-70 90,7 /500 скрутка
опьессов.

Ш-Шь
W ? 63 20 /? M l

Ч-ЧА

4Ж-70 90,7 /770
скрутка
опргесоб. т е . J2 - J5SLJL.

Ч-ЧА

48
Скрутка нх-т 2-2А

С0С-25ЧА 9/5 /4,4 9,7 9,055 ОС-25 /280 обжатие т-/$А /6 /6 6 /0,5

скрутка НАШ 2ф

СОС-35-i* /50 /7 Ц5 9.7 ново 0055 7.5 /8/0 опргссс-
вание МПЬЛ /3 /8 6
обжатие W -M /8 /8 6 /б

Соединители овальные (поГ0СТг74ь75)

- В — , - . — -------~ = = 3 h |

Скручивание соединителей

h
------------------------------------------------------------- 1 - I » !  _ j w [_  ц ^ има

Соединение стальных проводив н/7С-25,лс-55,сгб4иА5мн
Шоз обжатия соединителей *  Ф 'б ге  наложением бандажа из оцинкованной

,д ------- £ ..... Â ~ - r ffi==a- проволоки б  9 мм с последующей гропайкои.
■ ^ = = = ъ ^ = ъ = ^ Щ ^  s p ”

/. В таблице /  предст авлены  т ипоразм еры  соединителей овальных и  способы  
соединения проводов воздушных линий элект ропередача.

2. Концы соединяемых проводов, равные /,5 кратной длине соединит еля, тщ  ат ельно 
очистить от грязи и промыть в  бензине, после чего смазать нейтральным техни
ческим вазелином и  стальной щ еткой удалить слой окиси, очищ ал до блеска  
проволоки верхнею, а в  необходимых случаях и следующих поводов, удалить с  
поверхности провода металлические опилки и излишки вазелина, прот ерев  
провод тряпкой. Аналогично обработать соединитель и  внутри после установки 
овальных соединителей наломить бандажи, концы проводов ровно обрезоМ ь и  
Зачистить от заусениц.

3. Соединение ст алеалюминиевых проводов марок КС, АН и АЖ в  пролет е 
производит ся методом скрутки или опрессования:
а) метод скрутки выполняется специальным приспособлением, путем одновре

менною скручивания соединяемых проводов с  овальным соединит елем  
СОАС без вкладыша,- скрут ка производит ся 8 лю бую  сторону. Концы оваль
ного соединения закрепляют ся в  эаоким е п р и сп особл ен и я  т а к , чт обы  
они выст упали не более чем  н о- W  мм. Скрут ку проводов в  приспособ
лениях Ш-/89А и  KUf-SSCA, а  т акж е ЛХ-НЭ производит ь п о инст рукции 
ЦКБ т рест а „бл ект росат ьи золяц ия^  б  i f - О А -6У. 

о ) Метод опрессовонця выполняется специальным прессом РШ -7 н  или МГП-/2 
и соединит елями СОАС с  вкладыш ем. При применении пресса Р Г р - 7м 
использует ся нормальный соединит ель с  вклады ш ем , а  при использо
вании более м ощ ного п ресса  МГЦ4 2  прим еняет ся половина  с о е 
динит еля с  вкладыш ем и ум еньш ает ся количест во вж имов.

k Соединение ст альных проводов марки СС-25 и  ПС-35 вы полняет ся .-
а ) способом скрутки аналогично ст алеолюминиедым проводом , но с  с о е д и 

нит елями СОС.
б) способом  обж ат ия чло опрессования с  применением специальных клещ ей 

MX-19А или пресса МГПЧ$ и  стандартных овальных соединит елей  
типаСОС.

ы способом  наложения бандаж а на соединяем ы е п ровода  е  последую щ ей  
припайкой м ест а  бандаж а соеди н ен и я .

S. дпресеодсг/ие овальных соединит елей а  проводам и  производит ся, 
м ат рицам и, соот вет ст вую щ им и сечению  соедин яем ы х проводов,

& Соединение п роводов и зр а зн ы х  м а т ер и а л ов  
или р а зн ы х  д и а м е т р о в  п р ои збоа и т ся  н а  оп оре  
с  прим енением  болт овы х заж им ов или н а  
р а з'еди н и т ел е.

7. Соединение ст а л ьн ы х к а н а т о в  н с  о п о р е  вы пол 
н я е т ся  п р и  полнощ и ст а л ь н о го  оц ин кова нн ого  

заж и м а. Концы  к а н а т о в  долж ны  бы т ь за д е л а н ы  
ба ндаж ам и  и з  сп а е ч н о й  п ровол оки  ди а м ет р ом , 
/нм  и  вы ст у п а т ь и з  заж им ов н а  30 мм.

Положение бандажей 
на соединяемые концы  

п роводов

. 'оондож из б2*витков 
с/оечноО прьЦолакиП/т

— k-d? -------

Шаз опрессования соединителей

СЗОиш/Я

е А 8
С0ЛО35-3 350 8 /г 0,0/4
СОАС-50-5 430 9,5 /з 0,024

СОЛС-70-3 490 И 14 0,036

к 5
64 40 > в

1 *5 50 9/0 ?
Чан-отд. Строганов «И г
Нл/ошпь барбарович
Рях. ер. Липинкчн
ЛроЛел Аипинкчн
РаяРаЯ Школент *

5 Ш - 0 Ь - 4 О -  3 5 -063-00

Соединение ст алеалюминиевых 
!льных Ofi 
пролет е

и ст альны х проводов 
во

МПС
Птротронссигнохсвлзь 

г. Ленинград
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ш -/з 9 С 0 /2 .7 6 S 0 з.з / 0 2 0 3 /8 9 6 * ' / 3 3 3 0

Ш С -2 3 Ж 2 3 /Г.2 7 .3 3 0 3 ,3 /К З 2 0 .3 2 3 9 / К 2 4 /4 7 01

ЛС З З /3 ,2 3 .7 3 0 3 ,3 / 3 .3 2 0 3 2 3 9 2 0 * 3 2 / 9 3 0! 4 C S 0 /B /0 .2 3 0 3 .7 -0 .8 / 6 2 3 3 3 / 4 4 з * 6 3 2 4 3 0

С Я С -7 0 Ж 7 0 /Г/ /2 .3 6 3 0 7 -0 .8 /9 2 3 3 8 / 4 3 3 s 3 0 2 9 4 0

Г и я
ш и и /е к

З и а н щ о
С&ре/Сг&г
е/зе&ЗоО / У /Га с с е

Г

Ю г -4 4 / 7 ,3 4 2 2 0 * ' 9 * /

Ю Г -9 S 2 / ,9 3 ,2 2 3 * ™ / 9 * /

р и с .2

---- _ L
—ГГ -4

----- - ц  -1
/ s o п  ,2

инСЛ/уЛеПЛен.

/-TpyOKU 

2  -  й/еха/К е/ я ? ф ? /7 и /п н а я  

3 - ЗкяетЗъ/сс/ а л/сни н е е З ь/З

Соединение с/яаяелеЗ/к>/х Зилелсогяииеских яре/ЗодоЗ.
л е р к и  3 6 C f7 f/V C r4 7 7 S '7 S Ju o /xxS Q O O K u  П а р к и  6С/7<&  4 л п / Л ? С Г 3 8 2 2 -7 9 ) 
я е х /а н с е н и е л З а н б е ги е р  и з  л е З н о З  я р о З о /о к и ф  /9л л р б с г2/ / е -70)
С  я о с я е о у /о и /е и  я р о я а З к о З  я р и я о е л н Я с с -з о е л и  л о с -4 о / / о с г г / 9 3 / -7 С /

Я

i 3 / m 3 ./ирис. f лредс/7кг6/?енб/ /п и я о р а з /? ф > б / л а /я р о н о З  я ? е р - 

н и /я н ь /х  / л и Р Я С Г  /3 4 9 2 -7 9 3 J d ? o  с б о р к и  с /я а я е о я /о л и е З б /х  /роЗодоЗ неоисредсятЗеняо на ояорах,когда соединение 
не исяб/я?б/3ае/я леланииескоЗ нагрузка он? на/ярс/сенир 
/роЗодоЗ.
2. ffea яяе&ярииескод изо /яерли/яне-луреяонод сЗерке 
/яоре/б/ сЗариЗаелокс /роЗодоЗ дяяяснб/ 9д//яо оЗрадо/яа/м/ наяиядни/го/т дородной яяоеКос/яа; соединение/Утес/яс сбор ки/гея/сеяяаЗ с/яб/ке дияо/сно ЗбняС роЗнб//т, део/яреар//, су/яслщенаел? С Саде каяща сриЗнод яоЗерхняс/яо/0.
3. Соединение Зярся&яасс сятеулбнысс еднсяроЗбяоинб/сс 
СсгнаяОнб/сс • ярсЗсдоЗ дояясно яроизЗоди/яоср ррек/яри- vec/zod ила /яср/?ия?но -луре/бноЗ сЗарКяд надо есрр- 
иед с&зрсои.43 /яоЗя- /арис.2/редояе/Зяено/ /яаяоразлуоб/ /я<°рпа/я- но /тугреябнб/х шс/ииек {/~0СГ /<9493 ~&£j дяя сЗс/оки слтаябнб/х. ороЗодоЗ даа/г&яре/? 4-97тл. /Уес/но сЗср/га 
На яро/яяжении Зд/vet даяяено яикрб/3ая?бер сури
ке/*? ши ди/яулол.

S  jf y /З А х У  J fo o o d o , и о г о / я а З р и З а З л а р  и з  л е д и  я о  Р 9 С Г6 7 0 4 -Я 9 , 

с я у я е а / я  д л я  с о е д и н е н и я  З я р о я е / я е  д и л е / я е т и и е с к и я : е и я а - 

р е л е д н ы х  я р о З о д о З  л а р к и  £ £ /* ? /и  д С / 7 2  д и а л е / я р о л  4 л л  

/К О С  Г 3 8 2 2  -  7 9 /} я р и л е н я е л ь / х  З З я и з и  л о р с К и х  я о д д о е л х и д , 

с о я е н б / х  о з ё р  а  с с а л и и е с к а х  я р с д я р и р / я и З .

/Соединение яроЗодоЗ яроизЗаЗи/яср сяосодяя? скруяси.

504-Ok-40- 85 - Ш 4 -  □ □

С о е д и н е н и е  с /я е гя е е гя и ?ло - 
н и гЗ б /a z , с л с я о н и х е д и л с я я ». 
u u u e e u tu x с я то е я е ле д н б к с  
я р о З о д о З .

С/яс9<а л е с с а Л тси я в Ъ

р

Р е с /я \/гху7?*К. ~/
/? /ге

/ё р о а п р а н сс и е м я к З е л 
е . ^ / « w e e w f





ПоВписьидрто SsanatjSfi /7]ипоВые проектные решения ЭЛ-13 JblbSon 4

Марка
поз. Обозначение Н аипеноб a  Hue

Кол. но и споли. -065^00 Пюса ffpunp.
тие- Of

■

13 Usasutmop Ш<Р ю-r 18 18 8Н
ГОСТ £5868- 77

ik Калпачо/г М-7 18 18 0,01
ГОСТ /8381-73

Прочие изделия

Ь5/6 I 1 $ 1 1
ГОСТ 639- 83

18 Заснсап петлеВой 6 о.Ьб

АГС-130-68

501- OU- 10- 85 -OBS'OD
Копировал; Йрл -зпанян Фаргтсггтг: ̂fib

Марка
пор..

пасса
ед.,
Кб

меча
чир

19 Заз*сиг? петлевой 18 0.85
КС-136-58

5(M-0^ - 10.  85 - 0 B 5 - 0 D Гсс1
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сстальнсе-огтрис./ ,  ^

Обозначение Рис.
-овв-оо /

-0 / е

/ V^m eofc составлен применительно к/роп& ж ут очнои  
опоре с  линеинь/n разъединителем РОЩ -/О  аднен/епной 

деревянной линии.

Р. По аналогии с дЬннып чертенком еирляндны е подвески 
моеут быть заменены анкеровкой со шть/ревыми изолят орами 
ко  опорах сразъединителем в  черт. -  005 -  oof ~ 007-00,

-0 /0 -СОf 057-00, - 059-00.
3 .3  случае применения разъединителя т.РЛПД-fO  с  медны ми 

ножами, л л аа /ку  ПЯ-Р-/-0~3^ запен ит ь аппарат ны м и з а ж и 
мами Д 2П -35-д  л о  дш т . н а  к а ж д у ю  Ф а зу  и л и  ви/т .наразъ еди
нитель.

5 0 - !-0 ^ -1 0 .8 5  — 065“0DC6

Ст рорг^Щ ^ ~фНач.отд 
H.KQHmf. веля Когтя

/7ыл*ш
Смирнов

Узел крепления высоко -  
бальтных проводов н а  

утыребых изоляторах на 
цопоре сразъединителем 

сделочный чертеж.
*Ю7*

'ЗРа$\ЛокановсЛЛ12щ Х>Ш./я

CmoffcarМоссст Herccumod

Р 66,/3 / : / о

Лист [JJuc/noff /
МПС

Ктротрсгнссигнаяс&язь
*?. ЛонинериО
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допусклетс* соединять электросваркой rQCTS2S4-80, 
или горячей клепкой (без гаек и шайб)*

г. Ытыри и комплектующие их детлли, кроме 
резьвавых частой для предохрАнения от коррозии, 
должны выть покрыты эмалью 6ТН80 ГОСТ WA6-78 
ИЛИ АСфАЛЬТО - БИТУМНЫМ ЛАКОМ ВТ-577 ГОСТ 56Ы-79. 
РеэьБА штырей. и где* должна быть покрыта 
антикоррозийном Бескислотной и вес щелочной 
СМАЗКОЙ ЗЭС.

3. Технические условия на изготовление штырей,
КОНСТРУКЦИЯ, ПРАВИЛА ПРИБМА. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ 
и установки по ГОСТ 18381* 6Q.

к Колпачки гост 18380-60 перед насадкой на штырь 
должны БЫТЬ разогрсты в воде с f*7Q-80*c. Насаживать 
на ытырь с легким постэкивАнием деревянным молоткам.

£ ИЗОЛЯТОР НАВЕРНУТЬ НА КОЛПАЧОК, НАСАЖвННЫЙ НА 
ШТЫРЬ ДО ОТКАЗА, ЗАтем повернуть в ОБРАТНУЮ 
СТОРОНУ НА V * ОБОРОТА.

?
НАЧ. ота Строгайся * .г>
Н. КОНТР ЬтЬсШ
Рук. Пылим <| vms
ПРОВ. Смирнов 1£tu **rji tfefa
РЛЗРАБ. Ликаыова т е

so-f-owo 85 - ОБЕ - DD
У становка изолято

ров на ШТЫРИ

f* J ТТТП СГП7Т! КПДЛГШ

a s

Л и с т  1 I  Л и с т о в  2
Р Ш

ГИПРОТРАНССИГНАЛСвЯИ Г. ЛеНИМГРАД
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ШТЫРЯ

Прмменлг- 
MW5 ТИПИ 
ИЮАЯТОР*

Пямиеме
ПЪ« ТОТИ
гаипювм

прммечтш*

\ U1E-22-2 ШСШ-Г
Шф10-Г

К -7

г ШЗ-ГС-З
ШС10-Г
U (b iO -r К* 7

ъ US-22-3 ua 20-6

А U3* 22-А ЫСШ-Гшфга-г
U6 2Q-B

К-7
§ иа-22-4
S U -IS -5S

Тф-2001 К-57 U • 15-«S

&. U-20-bRS исш- rшфш-г
К -6

9 U-22- SS
UlCfQ-Гиош -г К-7

га U-22-f2S
и

12

Ы-24- S5 

lii*24-t2S
ифго-в
иФго-в

К -9

к *  В

5ch- ô - yo. 65 -  ОББ - DD
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Зажим летлеВои для проВодоВ Я -SO;А -70; АС-3S;JfC-50 

КСЧЗО-68

Поят fit/e-tp*ssncr77sa-79*

Т 'Т - Т т - г т
а г г п а г Т Т Л )  

9*
Корп ус ^ * Ц £ -

дожим плошечный для ПРоВодоВ Ж-4;Ж- 6; fiC-p5;flC-3S 
к с -т -б з  

М1:1

Марко
зажима

Марка пяоВода 
и сечение

МатрицыарессЬ Размеры, мм *ЬсЫ 
гд,кгшш

с?и-
ЯР А d Л В CL

m-16-гя (Нбяч&цтхяяl тт 18,6 18 6,0 - 60 6 qi3

ягя-гз-гя ЗС-ХМ5;6СЯ-25 №йг«15,6 18 8,0 - 60 6 o(ieILi fh3S:JtC-3S НЯНЯ fS,6 18 9,0 - 60 6 ofM
ш -5о-г JbSO.'fiCSO С-17цо го т . £ £ 60 Z _ 0,16

дожим аппаратный т.АВЯ

1
J&*JTFi

21Llrn Г
¥ -

евтШ р^Ш ПШ &

/

1. Марку и размера золеилюВ-см. 6 таЪлице. 
г. При соединении Виметолличесних плоВодоВ 
место замсатия пеоВода В плашках одернете 
медной Фольгой о,85*4омм.
3, дожима черт. КС-130-68, КС-136-68 и <&ndpctmtt6ie 
rn.fi2Й применяются для соединении и отВетВяении 
ПРоВодоВ только но опорах, при этом соединения 
не должны испытыВато механичесних усилии.

Л Ц Cm,

4 >

Зажим плошечный 
заземляющего проВодо

для
КС-086-88

.. 1if l

s
■ ф

H ; r i ]
AS

5 С Н - 0  Ц - -1 0 .8 5 - D67-DD
л fact 
см. I 

Р тОЬл. 11

Е Ж Э П  Е Й 5 3 Я  Е 2 Ш Я 5 Я

1:20

ПшротронссигнопсВязб 
л  Ленинград____
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Од.чоцепная линия

Промежуточная опора Л - образная переходная опора

Д By х цепная пиния

Промежуточная опора Л-одрозкая переходной опора

разряднинам устаноВитб искроВые разрядники типа нр-?.

I На пинии аВтодлокироВки е дереВянкыпш опорами на одной из мех ее опор, 
которые оеракичиВают пропет пересечения ее е другой ВькокоВояьтнои пиниеи, 
необходимо УСтраиВатЬ защитный промежуток.

На одностоечной и я-образных опорах сдере&тными /нраВерсаы защитный 
промежуток Выполняется В Виде кругоВого бандажа, охВатыВанхцего стоику на 
расстоянии 7Scm(oo дереВу) от точки крепления нижнего изолятора и соединенного 

одним спуском с заземлит еяем опоры по черт. ’///- 00t -116-0Q,
На П,ЛП- образных и трехногих опорах защитные промежутки Выполняются 

аналогично с Л-образной опорой, а спуски лрскяадыВаютсх по дВум разным стоикам, 

г. Защитный промежуток устраиВатЬ не требуется, если наименьшее расстояние от 

ее проВодаВ до проВодоВ пересекающей линии при напряжении:

330-$00x8 более 7м 

ISO - ггокВ белее 6м 

SQ-НО к8 более Sn

менее 10 “  16кВ долее км

3. 8 месте пересечения линии аВтодлокиРоВни с линиеи сВязи или сигнОлизЩии, 

при наименьшем расстоянии по Вертикали менее 4км, на одной из опор линии 
аВтодлокирсВки, ограничивающих пролет пересечения, должен устраиВатеся 
защитный промежуток.

4 На участках с интексиВнои грозоВои деятельностью (сВыше 35 часоВ В 

года) на подходах линейных цепей к сигнальной устакоВке следует. 

дополнительно к Вентильным или газонаполненным

s o - f - o ^ -  4 o .  $ 5  ~ 058” DD
j

УстроистВо  
защитных промежутков

[
L

' 1 IПаи. ОтЭ Строганов \£s'lS
Яхонту В гЫ с Ш \ М М Г Лист {ЛистаВ 1

Рун . _ Пылин t e r М П С
тротранссигкалсВязб 

г. Ленинград
Проб. СмирноВ S ucfjT \020tA

.  Разрад. ЛиханоВа M U ]?/Л&



Те
/я

оЗ
б/е

 
/?0

0е
кл

?*
б/

е 
/т

з
/̂з̂

з 
&

/?
-&

 
ль

аЗ
рю

 4
ш

/Ячога?*;£//?блъ/Л о/та&Р

/У90/7?оо&0й/е //>00000/?:

/З я з з у  с/7?&/700б/я: /р02о2оЗ p S o f/v/v //?00э3090/0й 0/77006070 04̂ 0/0-
З0000З  з/тзЗсзз/яЗ ttJZS/vrtfSVcr & & $ 2 -те .

£.£0Э 0у 0/77О/73&/70Я/70/7О32б/!Я: /#0020903 /?/X?№30&/0?6‘C07a06*0£f 0//00- 

Х0З00000 0р02а00002 #>22/7/7, /г907'/339£-70:>//?0*/ЗР7 3/V30/770PC 2/7J00 

0  c0/p0jtocw a3ertciv/$00&0с?аг 00/0/7/1/770/0/7/7 р/х/ЗоЗ одз/у/у/яб 00/0/70003- 
ВоЗ /7е0/7700 /̂О0/7бгоЗ/ C3V3003/7 2,3/£/7/7/7, P 9 2 P f3 7 £ 2 -7 3 .

3. J%0/7yC£ere/77C# 0 0  /7Ш09РС /77000,̂ 9/00 0/770у/773/7т300 2//<%00/f00/7/Я?30- 
3c&  З ззА у 2/ne'/?3G77/0/vu/z0e96/z: л/озЗзЗзЗ 2000/70007$  0007/00003-  

fo rf/p e fo /te & z} /У7СГ#f32-79, 300/7307/0007 03 /730233̂2/7/7, /$33 /yx//ve/re-
//09 </70/7030.

^-S/O-3/y Зи/ч£/7?с(/7/70Уес/гсяс /%с?03030б /4/7/»? 0 /0/00006 /$00&j300><c//&0 /гзЗооЗ 
/?£/эеЗяэ01///03 0/О 03& 00£0/},Р2СГ2//2-79,/74000/2/7 0/70 /7/737:00'  90/73- 

/7?00000еС/Г0/} /7/?03000£03,Г29Г332£-79,Зо&/*7е/7?/ХУ*72>У/7/*7.
3/̂ 00 у000#ое6/?3000 307&0600// 0/70З000З0 37/7 303/70 30/70/770000700/200 

/р/озРзЗзР Зяесгт/а/х. 0 ззя/оа/зо/гозУзоцр з/зРзЗЬ ’ с  03009/77000/7
л/оаВод зЗ зрну/яб /ve/foaf /?е///7703/'$0006000J , се*/е//г/0/? 2 ,£ 3 х /у /т,
ГЯС/77//73-77.
6. 3 ш/зсгпВе С0с/е<///00 /0 9 2 0 0 0 0 0  //а /7 0 0 0 З//6 /Х з/озЗоЗ&х ?

о / /?ар/:с/ /73 -  0/?0/ге//9/77б с/77&0б0у0О 0у////4г0/а///лу/0 0/70З000Х У  
</3-32/7/7 Г9 3 Г/3 3 9 2  -  70f

3/ /70/000 3///70/77О77/7-/7еЗ//у/0 0/00^0002// ф 33/7/7? 3 0 3 Г£ 7 У£ -/9 .
7 .37ез0?0 00еЭ////е/////7 //ряЗяд/У/?/?// 00/700/0 За& Рагж о /?/о///яг0&7* 

Z jS iZ fZ v Z Z Z /. ff203y//0C0?0 c30//q0f6//v 0/70003/7/74000 /72292000 P23-47/22/£j& 0  
/С /v. 2 эз0 „ Л  '00 ve/70?. 073-00/

&Ус/7?сг//0/0у а/ю б/реЗ 00 00030903 0000003 c/v.00 73/707.
-0 7 3 :0 0 , //зг/?„Л  "/о. 3 .

Нас/./Г/яд. С/Р/ггаю* Ж // €>£.Ъ
tfj&Sf/A ЗарОсгрович

Xbncf/f/ct/# у з
дм2<%>-., /7&/7С/0АГ£//Г
Рев/нгЗ. а/зррзл>лу*

5 0 1 -0 4 - J0. 3 5 -D69-DD
20з9о03003 

Зб/С30о30/76/006/ЭС 0/7/720- 
ЗаЗ/70306/Х /70000 000/70 
073Ж у/00е/000 0/70рЗ.

3/707/ /уогго <ЯкаггаЗ.

р
00077 I 0ое/77аЗ. /

07/70
<50/Ю/0у<г#сгге/е*17/7£29М 

г . 03/?0//<;/эег0.



?P.
 I f

o&
/7t

/c6
 u

 &g
/7?

<y 
ХЗ

згг
/у а

//3
л/

*]
Тёс

Лоо онхеооОхо л/эоЗодо# на лоОЗоснь/са
{/ЗОЛ?/7700 ОСТ.

Узел„з‘

ф и  Орезсе рааьедилитерр 3  
ВыесТ&ЗйЛО/Яму/О PiP/iffO /yx/CV£{?V//e- 
ше /теЗеыхлроОаОсОлрссзьеЗали- 
лтеа/а лсааэЗаОитд ее/ЗШчи лера - 
нш лани с  одгисс. старой еажОаго аол/оса/ЗиРао оеоемб/оес см /тЗл

/од/сгр /?е.ог*7б/У£сг сло
ж у ,оааеОилал?елр.

Hcrpcar
Лаысмра.ST£>/iQ£Q
троСоба.

РоОлар оелемл/иса
ЛТар/са
пооОоба

2ааме/р
/т

CevestM
/»/?&

Cm.S 7pacU6,Z О.г 22. OS
. PC.-2S тоже 0.2 22.03
770-36 та же 6,2 22,63
£см- /75ГМ- $0-7.32£,3-

-39.9:
Ж -23 Ж -23 0.9 29,03
3C-J3 ж -зо 3,9 93,03
Ж -30 Ж-ЗО 2.0 30,29
PC-70 ж -70 //.4 79,3
J7//-33 J7//-3S 7.S 399
J70-30 ж -so 9 49.3
JPP-76 Ж -70 /0,7 69.3
М/С-ЛЗ JZ7/C-3S 7.S 34.4
мж-зо JPOfC'SO 9 49.3
JfofC-70 МЖ-70 /0.7 09,3

/?ло с/Н/грлоЗрр  л.ооЗодоЗ ма шмо/ое/Зб/з:
£/30У?0/7?0Р70£\

, Ори do£3Jceр озга ?u//um<sop ОSoca/oOceO,
Нералори/а лрг/соеОол?ли? sx//*x7s/6/o:/pc 

° сpujicOuau/oeom/pcx/sSoOu/za есРли~

зтЗарзо/жаеш̂ &̂ еоту&яСг
&xztcmaffW&&: обложиоблгле л 
тлоеожшЗА&яа лроЗобоЗи/поосаЗ 
/ри/чвлр/яо соаеолро лра/олаху 
О̂ ЗОООмм.

УзаоЖ ‘
фхаедиление тогажшблага 
грсбодо к  £алта£лту лаллтса 

ъсдилигелр г. Р/7НД-/&

__Уз м  •>■#*
ЛрисоеОалелие мтигажиазлого 
лроОоба £ £алта£о?и ла/т/оау 
розъеде/лате/те г. Р/7ЛД-/0 
amqoooтлб/м зажимом.

£олее/ Моеис/тт/залЗлоао

/. Исг черлтеже ло саз ало /релление бг/со£аОо/7йл?е/сел лраОоЗо лалОлот  
лао/осе 3  Зрллн?сного разгеданат елл.

2. М арру ррабсба ила т раса еиЗ /сб ререт б/ЧРо рраэгеаилит елл? 
3б/3ират4 ло таблице.

3. Лрит ененоч торах лере& з очной и слое алии лрооаоал о  зааиситсотч 
от т ар/о риле благо лроОоба с/а. От слл& ж нб/л: увгзанглгч: ла  
черт ..,. -0 6 9 -0 0 .

///лбЗа одж имлол ила 
fiaaa/£cf г. /Ю -2-/-0-2 /от зажима 

лет ле/ага /та чдзто. лс-/зо~б8 / 
А/ол/оаРтнб/О зажим 
лор/оса разбеОинит елл.

НаЧРт.

Р ч с г р .
//.Солм/, BopfctpoBuv

/ТооилСил

S'/*-sr/U>AS/r>

щф

SCH-Ok- -to. 85 -0 7 0 -0 0

М реооеное
Зб/сороОооат/гб/сс рробоОаб наразъединит еле т ола 

Р М Н Д - /0

ОоЗи/г Насей НосгимиЗ

h* Р
лис/77 \лието/. /

J----
т с

Дг/рааралссиглалсОезд 
г. РелилераО.
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О пределение ра зм ера  уклона проводов

* /

Яод'ем или Спуск проводов при изломе 
трассы Высоковольтной линии автоблоки
ровки характеризуется размером укло
на, который определяется при помощи 
трех Вех J  %,Ш(рис. а, б},  установленных 
но одинаковом расстоянии, ройном длине 
пролето.
на одинаковой Высоте на каждой Вехе 
отмечают точку Д . Визируя точку Л  
на Вехах S  или '1' через т очку Д  Вехи», 
находят точку £ ни Вехах I  и О!. Рассто
яние ДЕ но этих Вехах будет ровно раз
меру уклона.
Чтобы избежать излома линии на опо
ре, установленной В точке I ,  С л еду ет  
эт у опору Взять длиннее или короче 
смежных с ней на Величину 0,5 ДЕ

Рис. а ) на под'еме

Рис. б ) на спуске

РиС. В) на Возвышенности

Ра сильно пересеченной мест ност и приме
няют дополнительную Веху £У (рис. в ), уста
навливаемую НО расстоянии 5м  от  точки 
Л т ак, чтобы она находилось на прямой ли
нииг соединяющей Вехи Т , "  и [р. фазирова
нием через точки Д  но Вехах JuJJ определяют 
на Вехе лг т очку £ ; далее, Визируя через _  
т очки Д  Вех В и л ,  определяют на Вехе J f  
точку Д . расстояние Д £ на Вехе id и будет  
размером уклона линии для пролета длиной 
5м. Для пролета 5 -Ш размер уклона ovdem Во 
столько раз большим /  Во Сколько раз эт от  
пролет больше пятиметрового. _
При разбивке следует иметь б Виду, у  про ао- 
пуатимый размер уклона не должен быть 
более указанного В таблице.

конструкция 
крепления проводоВ

Допустимый 
уклон В частях 
длины пролета пру 
тяге проводоВ

Вверх Вниз

Нормальная Вязка 
на одинарной 

траверсе
1/50 1/15

Усиленная Вязка 
на двойной 
траверсе

i/lO г/ю

Усиленная Вязка 
на двойной траверсе 

со специальными 
накладками

5/10 5 / (0

_ 1

5 С Н - 0 ^ - - / 0 .  8>5 ‘ 0 7 / - 0 0  |
Ноч.отд.
Нкотр

Строганов / 
борбарович Определение уклона

№Я!ША ШИйЖ 1Р13/Е7Л

омлр Липинхин ~ 'проводов при под'еме и спуске 
трассы линии В Л СЦб М ПС

Гипротранссигналсвлзь 
€■ ЛенинградПров. Шхозенко л>

Разряд.,Милин кин __
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к г. фака/анае

' - 0 7 3 - л / у Щ 34
/Ш&исско- 
баю/яол/7#ж

-и г Я, 9/3
ф?2 сс/гааса. 
яйсссаа/сЗЖ

/. Уергпё&с рассна/ориба/лд собнес/яна с  vep/v. -*072-00
С/  -  070 -00.

2 .£с/яаноблр ш/лс/реи на насладсе а лланре c/r. 00pm.
У З £ Л ,Л \ /7 .3 .

1

щ

1 1 $3<73 на иен ие /-/айне неё а/н ае /Аалииес/оСсHocca
С0.,кг

/?po/ve~
иание.- а? Sceso

Сдороино/е е&анс/аб/

/ _. -  f/8-ОО А^арнш/леОн / — / 3,23
Зигс/га-

/ -и/ //оонси/леЗн - f / 4, 7S CaartaauSf£/tf

О/ландаотнб/е из делил

г 1 1 1 1 § _ 4 /,3 Suca/o-Зс/7&/7?/*Ъ/Ь
г 1/Э0/&ПСЛ7Ф -20.0/00/72300-73 - и 4 &,s Согнала.

A M /s /

3 //олларрн Р0СГЛЗЗ£0-Зи
# -S — 4 4 O.C003Сигнал*

. Н-7 4 0.0/37 аисако-
A s?/}A /77A /A +i

£ - и/л?бю6 ГОСГ f£38f-SO
0L///C JS S//7V4/

О/-/0-4О _ 4 4 030 Сигм//».
IU-22-US 4 4 /27 36/CPKO-

5 £оЛЛ7Р7/6х/30.02а&/иСП728-7о f / 2 0,27/0
S /аОнаЛТ/О. S. C29/2crS9/S-7c f г 2 00332
7 и/адба fC.of.osГоста sss-62 1 f Z Q0/9B

5 0 4 -0 ^ -  40- 8 5  - 0 7 3 - 0 0

/усиление бб/саАобслб/лнб/х 
иСигналонб/х лрабодсд на 
'праофсах 0лир линии абл?а- 
олосироб/ги /?ри лсдзенах 
троссь/ да 30°

С/яадар /птсса ИогиаТоЗ

}1 1 Сршсас/tФ~4 >Г.ЗГ
Щ&№ 5apfopo8av $нМ //(/СО? \jfas/T>O0 /
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Вязка одноЛеилЬнЬтх сталЬнЬи и  биметаллических прободай  

при перехода на м ного& илЬнЫ й прабод или т рас.

Узел.Г
J- 4 обо ре юз

£паечнах_пра6оЗка
ф /* ZSOOmmf

/  Одна пеасёяяпчнзя 
пробапок» рг.З'ЮОО***

Крепление стзлезлютиниевых прободав зажимами
ЛинейнЬ/6 ,т  / а т т  из npa&oJaS АС-25+70, АН  и А Ж -3 5 + М

Лбе Бязочные rwoSo/tokv €=700мм 
И2.5мм (онинкавеннЬ<е)

Переходной пролет

Накладка т.Х____
{ПО черт. -032- ОВ}

У  з а л . А
ЛинейнЬш

js a .

Ч м а в м ш

Оконечная Вязка высоковольтных и сигнальных проводов 
на А-образной опаре при переходе 6 кабель
Перевязанная проёолокэ 

023 «тонм
Спаечная оооВо/юка 

0 ( к 20S0мм

Уатт оз линейной прчВолаки

вязка сигналЬнЫх правовой на А-оЗразнаИ опоре при переходе <*рсз
- * г  _*• г  г, /  .„типа М с пролетом да 75м и линиипомпой тягой и линии связи lu ll класса из линии типа „и ь н

типа .У  о „0У “ до ВОм.

\.МнопЛипЬнЬ»и 
проводили трос f

МонтаокнЬк Указания по бы ролненип вязки высокаваяЬтнЬа и сигнальных 

проводов линии авт облокировки  сю. черт. - 069-00
Установку штЫрей на 'накладке и планке см. черт. -072-001узел .А* п.З.
Оконечную вязку высокоболЬтнЫх проводов с  применением подвесных 
изоляторов см. нэ чертежах опор в  узлах ЗПО-f  (черт. -О кТ -оосз) и,ВПП-а
(черт. -048-80СВ)

>

Нау. отд Строганов cS. t>
Н.контр. Зардиродич\
Рак- Рипинкчн
Прав- Липинкин
Разрзб- Шкаленка ш ё

5 0 4 -  0 4 -  4 0 -  8 5 -074-00
Крепление пробода в разны х 
марок на переходных и кабель
ных опорах.

Стадия Лист Лист е*

- 7  — 1
МПС

ЧтротрзнссигнзлсвязЬ
Л Ленинград
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f  Вязка сигнэлЬнЫх проводов на перегонах, станциях 
и 6 населенной местности.

г. Вязка Верхнего Высоковольтного провода на 
станциях и в населенной местности.

ЛунвинЬгй попвпд
вид вязки без изолятора 3. Вязка бЬшоковояЬтнЫх 

Проводов на траверсах на 
станциях и 6 населенной 
местности

4. Вязка высоковольтных проводов на 
транспозиционных опорах.

Для проводов f ЯМ. АН, XX перевязочная 
проволока ф23И»» ; i-SHOmm

Перевязочная проволока f  СязатЬ двойнЬт крестом) 
"if 2.5-3,5тт ,  €-2000*,*

Перевязочная проволока (вязать двооиЫ* креста") 
пгз-зя , е*го<юм~

Хяя cmoHbttbrx проводов спаечная 
проволока yf 1‘1200~~

^ ^ Ш Ш Ш 1 И 1 И б д и =

Спаечная проволока off*2200* *  для озльны* проводов, 
перевязочная проволока ^гр-ЗЛ-м  для проводов 
*'Л,ЛС,АН,ЛЯ/ , С-ЗООнт

ЛинейнЬ/и провод

Применение марок перевязочной и спаечной проволок 6 зависимости 
от марки линейного провода см. $ монтэЯемЬгх указаниях на чертяке 

- 069'  00 .

рессора должна бЫтЬ диаметром не менее} чем магистралонЬ/й 
провод.

5 0 - 1 -  О Ц — А О . 8 5  - 075- 00

Вязка п р о в о д о в  разны х  
марок на промткиточньм и 
транспозиционных опорах

Стадия Лист Листав

МПС
ГипрогрэнссигналсбязЬ

г-Ленинград___
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1 Вязко проводов на шейке изолятора 
двойнЫт крестом

3. Вязка высоковольтных проводов на А-образны* силовых 
опорах на перегонах, станциях и в  населенных местах .

2. Вязка ВЫсоковолЬтнЫх и сигнальных проводов на двойных трэберс&х 
угловых опор на перегонах .станциях и в населенных шестах

Применение марок перевязочной проволоки в зависи
мости от марки линейного провода, смотреть в 
монтажных указаниях на черт. — 06Э~00.

парки ПСЛСибоикталэ

Ответвление для бинетзмичсского линейного провода 
выполняется темпе проводом с npokpedkau 6 местах 
оодотия из обоих приводах медной фольгой-

ответвления от линейного провода марки 
ПС или ХС.

Мзч.отд. Строганов
Н-контр. рар&оробцц

Р*к Липинкин
Пров. Липин кии
Раэрзб- Школ емко

50-1-014--/О-8 5  -  0 7 6 -0 0

Вязка проводов разных 
марок на А-обраэнЫх угло
вых и силовых опорах.

Стадия Лист Листов
P /

ппс
ГипротрэнссигнзлсбязЬ

г. Ленинград______
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ij Рессорная вязка бЫсокаволбтнбгх пробовав на А-абразнЫк 
силовых опорах

а) Вязка. вЫсоковолЬтнЬгх проводов на перегонах

Перевязочная проволока /СярагЬ дбойнын крестом) 42, S t-ls

г ) Рессорная вязка вЫсоковалЬтнЫх и сигналЬнЫх проводов на угловых 
и А-образнЫх опорах.

э ) вязка вЫсоковалбтнб/х проводов на двойных траверсах на перегонах и сигналЬнЬ/х 
проводов на перегонах станциях и в  населенных т ест ах.

Перевязочная проволока /бяззгЬ ёВоОнЬи* кресте*) ff2.S-JJ** fauna*. 
а) для высоковольтного нрободэ - 2oao ** .
&}для сигнальных проводов ~ WOO пт.

'Рессора гоголе диаметра, 
что и линейный провод

б) Вязка вЬ/сокобалЬтнЫх проводов на станциях и в 
населенных местах

Рессора того * с  диатеяра и материала, 
чаю и линейный пра$о<Г

S) Вязка вшковолЬтнЫх проводов ж  двойных траверсах на станциях.

Перевязочная проволока 
С *2000*.

3) концевая вязка вЫсоковолЬтнЫх и сигналбнЫх проводов

______  41*2500** дня
стальных яробоМ; перевязочная пробелам 
ё 2?-1£ дл* прободай *J,AC,AH,M; 6*500"*.

Перевязанная проволока (вязашЬ двойнЬт крестом} 

jd BS~33 ** , длиною 2000**

Применение марок перевязочной и спаечной проволок в  зависимости от 
марки линейного провода cm. в  монтадгнШ указаниях на черт. -069-00.
Рессора долкна Stnmb диаметром не менее/ чем магистральный провод.

.Перевязочная проволоке 
Ф г, 5* isoo **

1
\

/

Иэч■ отд. Сгроганоб
И. контр. Барбстро&ичМ н/ЗЛ
Взк Литнкин Ь Г Р ~ ч
Пров. Яипинкин \

т Л ш ш т т т

5 0 4 -0 М -Ю . 8 5  -077-00

Рессорная Вязка 
проводов разнЫх марок 
на А -образнЫх опорах.

Стадия Лист Листов
Р /

МПС
Гипрот ранссигналсбязЬ

г. Ленинград
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3 f! Вязал 6б/С£<я£албтуб/х лообоШ м? жоегокпс. 

е/ сиг*сг/?й#ь/х. *а оеоегояух; с/жг/с/олего 
Зноемe*rtOt> юст#ехг/тк/.

I  соосоЗ
J?6e /7&&fyjOY/#>/e лрс&зо/сг ФР&ч/ъдшнад: ЗвЗоро/яоЗ /яэое&зеняюЗ
о} алр бе>/сах:а6ал&я#йл: лро£а&о£-еаач/?.г оооЗорог^ а />.<xjy&/v/v.
о)дяр. Соен&/?бг/блх: oaafofoP-£&/ч/у.

Тсло/год
Одну лереёяуоннар /?ро£о/?о/хг ф±~...
" V о/длр босо лобОЛб/я/гб/сс /7рмодоб-/Э№.*?л.

Ldop Ус̂ мул&Рб/у: лра£адо£-щр/>}/г.
с  #еэ*спл/л7€у?б//0д 

£oJpyqcrod /рободоЗ.

. 'г  JbQ&Jfрессора } /лого лее /уот?~
£ХАУ/юидн&/ФП?ххг.<//77о e//xa*°ctm/iL. 
орсбод-

/fey/qs/se/fi/e /кгро/г яеребрзоузоЗ с/ c/xrsy/fod opoSo/zo/r 6 загбмец/уос/яг/ 
от /черт/ /z///ed//ooo ярободаг от. S тот/ятсгор/ляс рзазонорсс- /лг <zpom.

-  039-33.

50-1- 0*f--ГО. 8 5  -Q 78-0 0
Рессорнар бдзла ярабодоб 
р& з#б/х таро/: s/cr яро- 
/vepfcysoovs/s/a: ояо/хгзе.

11 ЯагееОПгЗ

р

300/7? \Лл/77/7Р /
_ /7/70 

ОР00/ЯР&/&С0£МЯ7С!&Л4

Типовые проектные решения 501-04-10.85

http://files.stroyinf.ru/Index2/1/4293745/4293745902.htm

