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В ответ на Ваше письмо от 02.10.2019 г. № 01-021019 сообщаем следующее.
В п. 7.2.9 СП 256.1325800.2016 действительно допущена опечатка.
Ссылка должна быть приведена на таблицу 7.5, а не 7.9.
Первый абзац пункта 7.2.9 должен быть изложен в редакции:
«7.2.9 Суммарную расчетную нагрузку питающих линий и силовых вводов предпри

ятий общественного питания Рр.с, кВт, следует определять по формуле

Рр.с = Рр.т + 0,6 Рр.с.т, (11)

где Рр.с.т -  расчетная нагрузка линий сантехнического оборудования или холодильных 
машин, определяемая с коэффициентом спроса, который принимается по позиции 1 табли
цы 7.5 и примечанию 2 к таблице 7.8».

Благодарим Вас за информацию о данной опечатке.
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