
УДК 621.88.621.643 Группа Е26

О Т Р А С Л Е В О Й  С Т А Н Д А Р Т

БЛО КИ  ХО М УТО ВЫ Е 
С О П О РН О Й  БАЛК О Й

Д Л Я  П ОДВЕСО К ОСТ I08 .275 .5S —80
ТРУБО П РО ВО Д О В ТЭС И АЭС взамен МВН 033—64

КОНСТРУКЦИЯ и РАЗМЕРЫ
ОКП 31 1312

Указанием Министерства энергетического машиностроения от 
30.06.80 Ne ЮК-002/5260 срок введения установлен

с 01.01.82

Нессблюдекие стандарта преследуется по закону

1. Настоящий стандарт распространяется на блоки с хомуто- 
вой опорой и опорной балкой для подвесок горизонтальных трубо
проводов из бесшовных труб наружным диаметром:

219— 720 мм нз хромомолибденованадневых, кремнемарганцо
вистых и углеродистой сталей Для ТЭС;

219— 63Q мм из углеродистой и кремнемарганцовистых сталей 
для АЭС.

2. Конструкция, основные размеры, допускаемые нагрузки и 
материал деталей должен соответствовать указанным на чертеже 
и в табл. 1— 3.

3. Маркировка и остальные технические требования по 
ОСТ 108.275.50-80.

Издание официальное Перепечатка воспрещена
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Характеристики и размеры хоиутовых блокоа 
Размеры в мм

Таблица I

Исполнение

Наружный
диаметр

трубопро
вода

Допускаемая
нагрузка,
кН(кгс)

А В а Н К I к 1
Масса на

плавленного 
металла, кг

Масса*
кг

01; 11 219
29,4 650 120 18

373
ЙЛ 0,13

26,61

02 245
(3000)

383 6 120 27,4

03; 12 273
47,1 750 150 23

431
950 75 0,30

41,2

04; 13 325
(4800)

465 215 10 53,68

05; 14 377
66,6 900 170 27

509

8 1120 85 0,50

67,3

06; 15 426
(6800)

539 225 69,7

07; 16 465 108,0(11000) 970 200 34 581 1200 100

0,58

86,4

08; 17 530 631 270 124,0

09; 18 630 157,0
(16000) 1200 230 41 737 10 1450 300 120 12

0,62

148,0

10. 19 | 720 Ш 330 181,0
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Таблица 2
Спеинфикакм кжуговых вдовое е опорной балкой для подвесок трубопроводов из хромомолибдсновзнадиевых сталей для

ТЭС'(температура среды не более 560~С)

V

5
|
5

г .S  3 ав
*  «а

§* §э  о
*  а* V в

S i
х  £■

Опора, поз. / 
4 шт.

Плита опорная, 
поз. 2 
2 шт.

Балка опорная, поз. 3 
1 шт.

Планка, поз. 4 
2 шт.

Исполнение
Исполнение 

по ОСТ 108.275.61-80
Материал

Масса, кг

Материал
Масса, кг

1 шт. общая 1 шт. общая

01

02

219

2(5

по ост 108 ̂ .гэ—во
07

08
Ш

Швеллер
10 ГОСТ 8240-72 

ВСтЗпсЗ ГОСТ 535-79
6.9 13,9

В
С

тЗ
пс

5 
ГО

С
Т

 1
4

6
3

7
-6

9

0,55 1,10

03

<п

273

325

09

по ОСТ 10827530— 80 
(И

02
Швеллер

14 ГОСТ 8240-72 
ВСтЗпс5 ГОСТ 535—79

11,7 23,6 0,85 1,70

Оо

№
377

426
02

03
03

Швеллер
16 ГОСТ 8240—72 

ВСтЗпс5 ГОСТ 535—79
15,9 32,1 1,12 2,24

07 465 04 04 Швеллер
Г>0 ГОСТ 8240—72 

ВСтЗспБ ГОСТ 535—79

22,0 44,4 1,52 3,04

№ | 530 05

05

28,7 51,1 S

Bin “  <х>

У ь
« у

2

2,50 5,0009

10
630

720

06

07

Швеллер
24 ГОСТ 8240—72 

ВСтЗспЗ ГОСТ 535—79
34,8 7 0 ,3

С
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Т а б л и ц а  3

Спецификация хомутоных блоков с  опорной балкой для подвесок трубопроводов из углеродистой и кремнемарганиовмстых
сталей для  ТЭ С  и АЭС (температура среды не более 440°С)

О

X
н
§
В

vC*
з :

сь.
О  Ж 
3  3  
е»М
3  о

И 
Ж  Н

Опора, поз. /  
1 шт*

Плита опорная, 
поз. 2  
2  шт.

1

Балка опорная, поз. 3 
1 шт.

Планка, поз. 4 
2 шт.

Исполнение
Исполнение 

по О С Т 108.275.61— 80
Материал

Масса, кг

Материал

Масса, кг

1 шт* общая 1 ЩТ. общая

и 219
по О С Т I08.275J9— 80 

17 0 1
Ш веллер

10 ГО С Т 8240— 72 
ВСтЗпс5 Г О С Т  535— 79 '

6 ,9 13,9

OJ
СО

« с о

C Q H
оо
U

0,55 1,10

12

13

275

325

18

по ОСТ 108.275.30— 89 
08

0 2
Ш веллер

14 ГО С Т 8240— 72 
ВСтЗпсб ГО С Т  535— 79

11,7 23,6 0.85 1,70

и
15

377

426

09

10
03

Ш веллер
16 ГО С Т 8240— 72 

ВСтЗпсб ГО С Т  535— 79
15,9 32,1 1.12 2,24

16 т 11 04 Ш веллер
20 ГО СТ 8240— 72 

ВСтЗсно ГО С Т 535— 79

22.0 44,4 1,52 3,01

17 530 12

05

26.7 54,1
о
45

1
1ft t"’.

СЭ т г  
н  —» 

w  f—
C Q u

С
и .

2,50 5,00г ч

19

630

720

13

14

Ш веллер
24 ГОСТ 8240— 72 

ВСтЗсп5 ГО С Т 535— 79
31,8 70,3

Сг*
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в ОСТ 108.278.66—80Стр.

Пример условного обозначения хомутового блока 
балкой для подвески горизонтального трубопровода 
диаметром 219 мм:

БЛО К ХО М УТО ВЫ Й  010GT 108.276.55-80 

Пример маркировки:

ОЮ СТ 108.275.55-80.

с опорной 
наружным



ЛИ СТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ ОСТ 108.275.55-80



К О М И Т Е Т  
Российской Федерации 

по машиностроению

г Г ен ер а льн о м у  д и р ек т о р у  НПО ЦКТИ1 

Е .К .Ч а в ч а н и п зе

125047. Москва,
1 -я Т в ср ск а я -Я м сх ая ул ., 1-3 

Д л я  теле грам м : А -47  
Д л я  телетай п а : 417802. О Б З О Р

1 5 .0 2 .9 4  № I/ 2 & -3 3 2

^  N8 2 3 -TK / I3 5  от 1 2 .0 1 .9 4

п  Г 0 ср о к а х  д ей ст в и я  НТД п

j  В с в я зи  с  введением  в  д ей ств и е  с  0 1 .0 1 .9 3  Г о с уд а р ст в ен н о й  с и 

стемы стан дар ти зац и и  Р о с с и и ,и  принимая во внимание реш ения М еж госу

д а р ст в ен н о го  С овета  п о  стан дартизации , м ет р о ло ги и  и сертификации о 

снятии  о гр а н и ч ен и я  ср о к а  действия  м еж государствен н ы х  ста н д а р то в , 

К ом итет РФ  п о  машиностроению сним ает о гр ан и ч ен и е с р о к а  действия  о т 

раслевы х нормативных докум ентов  на э н е р ге т и ч е с к о е  о бор уд ов ан и е  по  

перечню с о г л а с н о  приложению.

Прошу В ас  д ов ести  ук азан н ое  решение до  д ер ж а т ел ей  подлинников 

НТД, р у к о в о д и т е л е й  предприятий и организаций  э н е р г е т и ч е с к о г о  машино

строения  .

Прилож ение: на 2  л .

З а м ести тель  П р ед сед а теля А . А .К у т у к о в

L



Прилож ение

к п и сьм у Р о с к о к к а в а  
о т  I5 .0 2 .S 4  

J? 1 / 2 0 -3 3 2

П Е Р Е Ч Е Н Ь

о тр аслев ы х  н орм ативны х д ок ум ек тсв , о гр а н и ч ен и е  
срока  д е й с т в и я  к отор ы х  сним ается

ОСТ 2 0 6 .0 3 0 .1 3 9 -8 5  Т о п ли в а  тв ер д ы е  э н е р ге т и ч е с к и е . Методы о п р е д е л е н и я  
в зр ы в аем ости  пыли

ОСТ 1 0 8 .3 3 0 .4 5 -6 2  З озд  у х с п о д о г р е в а т е л и  трубчаты е стац и он ар н ы х  к о т л о в .
С б зд е  т е х н и ч е с к и е  ус ло в и я

ОСТ IG 3 .C 3 4 .04 -3 2

РТМ IC 6 .G 3 0 .I2 -3 2

РТЫ 1 0 3 .0 3 0 .2 1 -7 6  

т а  K B .0 3 I .0 9 - 6 3

т а  I C 8 . I 3 I . 1 0 1 -76

ОСТ I 0 6 .1 2 3 .0 2 -8 1

ОСТ К б . 2 7 1 .1 7 -7 6

ОСТ IC S . 0 3 5 .1 0 3 -7 9  

СОТ 10 3 .2 7 0 .0 3 -3 0

ОСТ IG 6 .2 7 1 .2 6 -8 1

К отлы  п аровы е стационарное у ти ли за то р ы  и э н е э г с — 
т е х н о л о г и ч е с к и е .  Методы испытаний

К отлы  п ар ов ы е  стационарные с  верх  к р и т и ч е с к о г о  д а в л е 
н и я . Нормы к а ч ест в а  п и та тельн о й  воды и п а р а

Р а с ч е т  и проекти рован и е терм ических  д е а э р а т о р о в

К аркасы  ст а ль н ы е  паровых стационарны х к о т л о в .
Нормы р а с ч е т а

К отлы  в о д о гр ей н ы е . О рганизация в о д н о -х и м и ч е с к о го  
режима

П о д о г р е в а т е л и  регенеративны е смешивающие д л я  э д ек т х х  
стан ц и й  на ор ганическом  т о п ли в е . Типы, о сн ов н ы е  
парам етры

П о д о г р е в а т е л и  поверхностны е н и зк о го  к в ы с о к о го  даьл€  
кия д л я  си стем ы  регенерац ии  стационарны х п а р о в ы х  т у :  
б и н . Типы и основны е параметры . 1 е х к й ч е с к и е  т р е б с з в :

П и т а т ели  скр ебковы е д ля  тверды х т о п ли в

«е ль н и ц ы  м олотковы е тангенц иальны е д л я  р а з м е л а  
т в е р д о г о  топ ли в а

П о д о гр е в а т е л и  поверхностны е н и зк о го  и в ы с о к о го  д а в 
лен и я  с и с т е м  регенерац ии  паровых ста ц и о н а р н ы х  т у р б и : 
АЗС. Т ех н и ч еск и е  услови я

ОСТ I0 Q .3 0 I .0 2 - S I  Д еаэраторы  терм ические атомных э л е к т р о с т а н ц и й . Ос
новные парам етры  и общие тех н и ч еск и е  т р е б о в а н и я

Сборник отр аслев ы х  Д етали  и сборочны е единицы из у г л е р о д и с т ы х  и к р ем н е- 
стан дар тов  м арган ц ови сты х  ста лей  д ля  т р уб о п р о в о д о в  г о р я ч е й  водь

с д а в лен и ем  ру  ъ 4 ,0  Ш а  1ру 4 0  к г с / с м ^ )  т еп ле

вых э л е к т р о с т а н ц и й . Типы, к он стр ук ц и я , р а зм ер ы  к 
т ех н и ч е с к и е  требования

Сбооник отр аслев ы х  Д етали  и сборочны е единицы из х р о м о м о л и б д е н о в а к а з к е -  
стан дар тов  вых с т а л е й  д л я  паропроводов  теп лов ы х  э л е к т р с т а к ш г й .

Типы, к он стр ук ц и и , размеры и т е х н и ч е с к и е  т р е б о в а н и я

Сборник о тр аслев ы х  Опоры станционны х и турбинных т р у б о п р о в о д о в  т еп лов ы х  
стан дартов  и атомны х элек тр о ста н ц и й . Типы, к о н с т р у к ц и я , р а зм ер ь

и т е х н и ч е с к и е  требования

Сборник о тр аслев ы х  П о д о гр е в а т е л и  пароводяные тепловы х с е т е й  
стан дартов



2

Сборник о т р а с л е в ы х  
стан дар тов

ОСТ 1 0 6 .8 3 8 .1 2 -7 8

ОСТ 1 0 8 .0 3 0 .1 3 2 -8 0  

ОСТ 1 0 3 .8 3 8 .0 2 -8 1

ОСТ 1 0 6 .0 2 3 .1 5 -8 2

РТМ 1 0 8 .0 2 1 .1 0 2 -8 5  

ОСТ 1 0 8 .8 3 8 .0 1 -8 2  

ОСТ 1 0 3 .8 3 8  Д 1 - 8 1

Сборочны е единицы и л е т а л и  п о д в е с о к ■станционны х и 
турбинны х т р уб о п р ов о д ов  т еп лов ы х  и атомны х э л е к т р о 
стан ц и й . Типы, основны е п арам етры , разм еры  и т ех н и 
ч е с к и е  требован и я

Щиты а в т о м а т и ч еск о го  уп р а в лен и я  аппаратам и обдувки  
и у стан ов к ам и  д р обев ой  о ч и с т к и . Типы и основны е разь

Котлы  паровы е стац и он арн ы е, Методы испытаний

Аппараты  паровой  и воздуш ной о бд ув к и  п о в е р х н о с т е й  
н а гр ев а  паровых стационарны х к о т л о в .  Т ех н и ч еск и е  
у с ло в и я

Турбины ги д р а в ли ч еск и е  в ер ти к альн ы е  п о в о р о т н о -  
ло п а стн ы е , осевы е и р а д и а л ь н о -о с е в ы е . Типы, о с н о в 
ные параметры  и размеры

А гр ега ты  паротурбинны е э н е р г е т и ч е с к и е .  Т р ебо в а н и я  к 
фундаментам

Сепараторы  непрерывной п р одув к и  Д у -8 0 0 . К он стр ук ц и я  
и т ех н и ч еск и е  у с ло в и я

Сепараторы  непрерывной п р одув к и  Д у -3 0 0 . Т ех н и ч еск и е  
у с ло в и я

Н ачальник  Главтяжмаша Л . Д . С лавин



промышленности и энергетики 
Российской Федерации

М и н и с т е р с т в о Заместителю  Ген еральн ого  

директора О А О  "Н П О  Ц К Т И

Департамент промышленности
А .В . Судакову

Миусская пд., д. 3, г. Москва, А-47, 

ГСП-3, 125993 

Телефок:

Н а Ваш  запрос о т  5 ноября  2004 г. №  24/6063 отдел  п р ом ы ш лен н ой  

политики в обрабаты ваю щ их отраслях Департамента п ром ы ш лен н ости  

подтверждает действие отр аслевы х  стандартш на опоры  и п одв еск и  

сталц и ою ш х и тур би н н ы х  трубопроводов  т е ш  оных и атомных стантш й, 

утверж дении х указаниями М мнэнергомаш а Cl "'.ГР  К? Ю К-002/;>?60 и 

ЮК-002/5261 от 30.06.80 г.

Заместитель начальника отдела  
примышленной 1Ш.ШШКИ о
обрабатывающ их отр аслях И .А. П алевская

ОСТ 108.275.55-80

http://files.stroyinf.ru/Index2/1/4293833/4293833988.htm

