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I .  ОБЩИЕ П^лОЛШЛ

IЛ.Совершенствование те ники и Ть чологии добычи угля откры
тым способом, создание и внедрение ьоиных высокопроизводительно 
машин и комплексов треоулт дальнейшего повышения эффективности и 
надезьности систем электроснабжения угольных разрезов. Важнейшим 
способом достижения этого , наряду с созданием и применением нового 
высоконадежного электротехнического оборудования, является рацио
нальное построение и выбор оптимальных параметров систем электро
снабжения резрезов, что п о з в о л и т : _____________________________

Для участков угольных разрезов с техникой непрерывного 
действия схемы электроснабжения разработаны применительно н 
технологическим схемам, предложенным лнрНИИпроенгом, а также 
примененным в технических проектах разрезов: "Березовский !j? I "  
"Иршз-Бородинский" П.0."Крзсноярскуго)1ь", ’’Восточный", "Север
ный" и "Богатырь" П . 0 .  ПВ'ибастузуголь".

1 .4 . Приложения и РТМ содержат необходимый справочный мэте



2 .1 .3 . При питании электроприемников разрезов напряжением 
до и выше 1000 В предусматривать, как правило, систему с изоли
рованной нейтралью.

Допускается применение глухозэземленной нейтрали для:
-  силовых и осветительаых сетей промпложадок разрезов;
-  сетей водопонижаююих установок, расположенных за граница

ми ведения горных работ;
-  осветительных сетей обвалов и автодорог вне разреза, в 

том числе выездных /въездных/ траншей;
-  сетей СЦБ;
-  сетей, питающих осветительные установки,которые могут ра

ботать только от системы с глухозаземпенной нейтралью.
2 .1 .4 . Схемы электроснабжения, ней правило, принимать:
-  продольную, с расположением передвижных /переносных/ ЛЭП 

6-10 кВ на уступах -  при транспортной системе разработки.
В отдельных случаях /большой объем буровзрывных р8бот, зна
чительная протяженность фронта горных работ и д р ./ при 
соответствующем технико-энономичесном обосновании допуска
ется применение поперечной схемы электроснабжения; '

-  по принципу блоне "ЛЭП 35-110 кВ -  передвижная /блочная/ 
комплектная трансформаторная подстанция 35-II0/6-ICT кВ"
с бортовыми поперечными ЛЭП б-Ю  кВ -  при бестранспортной 
системе разработки.

2 .1 .5 . Вопрос об окончательном выборе системы электроснаб
жения следует редеть технико-экономическим сравнением возможных 
вариантов системы. Выбор экономически целесообразного варианта 
системы электроснабжения должен производиться по методу приведен
ных затрат /см.раздел 10 нестоящего РТМ/. При этом в приведенных 
затратах /при различных уровнях надежности систем/ рекомендуется 
учитывать ущерб от аварийных перерывов электроснабжения основных 
электроприемников разрезов /энснаваторрв, бурстаннов/.

2 .1 .6 . К одной передвижной /переносной/ воздушной ЛЭЦ4 
6-10 кВ предусматривать присоединение одной из следующих групп 
электроустановок в составе:

о

-  не более 3-х'экскаваторов с емносгью ковша до 5 м и 
2 -3 -х  ПКТП с мощностью трансформаторов каждой подстанции до 
630 кВА;

q
не более одного экскаватора с емкостью ковша 15 м и 

одной ПКТП с трансформатором мощностью 630 кВА;
-  не более 2-х  многочерпэковых /роторных/ экскаваторов с

теоретической производительностью до 1300 м3/ч  и 2*х
ШГТП с мощностью трансформаторов веждой подстанции до
630 кВА;

-  яе более одного многочерпавового /роторного/ экскаватора 
с теоретической производительностью свыше 1300 м3/ч* и одной 
ПКТП с трансформатором мощностью до 630 кВА;

-  не более 5 ПКТП о мощностью трансформаторов каждой под
станции до 630 кВА.

2 .2 . Питающие и распределительные сети.
2 .2 .1 .Питающие ЛЭП, расположенные на поверхности /на бор

тах/ разреза проектировать воздушными, распределительные ЛЭП 
внутри рвзреза -  воздушными или набельными. Для разрезов /участ
ков/ с лоточной технологией и разрезов, расположенных в небла
гоприятных погодно-климатических условиях /в  зоне холодного кли
мата и г .п . /  распределительные сети внутри разрева рекомен
дуется выполнять кабельными*

2 .2 .2 . Для стационарных ВЛ-6-35 кВ следует принимать а и ь  
миниевне /А / или сталеалюминиевые /АС/ провода сечением 35-185 
мм2. При применении проводов повышенного сечения /150-185 мм2/ 
следует применять опоры с подвесными изоляторами.

2 .2 .3 . Для передвижных ВЛ-6-10 кВ, как правило предусмат
ривать применение алюминиевого провода сечением 35-120 мм2.

Допускается применение сталеалюыиниевого провода сечением 
35-95 ми2.

При применении провода АС-95 передвижные опоры следуем 
проверять на устойчивость.

2 .2 .4 . Расстояние /пролет/ между передвижными опорами оп
ределяется расчетом в зависимости от конкретных климатических 
условий, но не должно превышать 50 м.

2 .2 .5 . Воздушные ЛЭП 6-10 кВ, сооружаемые на рабочих ус
тупах, следует выполнять на передвижных или переносных типовых 
опорах. Рекомендуется применять деревянные одностоечные опоры 
на железобетонных основаниях.

Р Т М  По я с н и т е л ь н а я  Диет
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Конструкция шредвижиых опор должна допускать монгол, де
монтаж и передвижку /транспортировку/ опор с помощью обычных 
или специально оборудованных механизмов на базе бульдозеров, 
гранторов, автомашин или грузоподъемных врзнов.

2 .2 .6 .  Для удобства эксплуатации осуществлять секционирование 
стационарных и передвижных ВЛ 6-IO кВ посредством установки сек
ционных разъединителей на опорах.

Расстояние между секционными разъединителями передвижных 
ВЛ принимать равным 400-600 м.

Секционирование стационарных ВЛ осуществлять путем установ
ки разъединителей в местах разветвления электрической сети .

2 .2 .7 .  Рекомендуется совместная подвесна на общих опорах 
передвижной или стационарной ВЛ:

а /  проводов ВЛ-6-35 нВ и магистрального заземляющего 
провода;

б /  проводов ВЛ-6-10 кВ, проводов осветительной ВЛ-0,22 
/0 ,3 8 /  кВ и магистрального заземляющего провода;

в /  проводов контактной сети напряжением до 1650 В пос
тоянного тока и осветительной ВЛ-0^22 /0 ,3 8 /  кВ.

При этом должны быть выполнены следующие условия:

-  провода ВЛ более высокого напряжения должны располагаться 
выше проводов ВЛ низшего напряжения;

-  расстояние между проводами ВЛ разных напряжений долж
ны приниматься в соответствии с требованиями для ВЛ более высоко
го напряжения;

-  магистральный заземляющий провод следует подвешивать ни
же всех других проводов, прокладываемых по опорам;

-  крепление проводов ВЛ высшего напряжения на штыревых изо
ляторах должно быть двойным.

При совместной подвеске контактных и осветительных про
водов необходимо соблюдение дополнительных требований:

-  осветительные провода подвешивать выше кон тактн ого прово
да по другую сторону опоры;

-  расстояние от контактного провода до проводов освеще
ния должно быть по вертикали не менее 1 ,5 м;

-  расстояние от контактного провода до опоры при боновой под
веске провода должно быть не менее I м;

-  изоляторы осветительной сети принимаются на напряжение кон
тактной сети.

2 .2 .8 .  Минимальное вертикальное расстояние проводов ВЛ напря
жением до и выше 1000 В /д о  35 кВ/ должно быть:

-о т  нижнего фазного провода ВЛ-на уступе до поверхности зем
ли при максимальной стреле провеса проводов! на территории-^раз
реза и породных отвалов -  6 м; в местах труднодоступных для лю- 
деЛ и недоступных для наземного транспорта -  5 м; на отвоеах
уступов -  3 м;

-  от контактного провода электрифицированного железнодорож
ного пути до ВЛ /ближайшей фазы/ при их пересечении: при напря
жении до 10 кВ -  2 м; при напряжении 35 кВ -  3 м;

-  от ВЛ до головки рельсов железнодорожных путей при их 
пересечении -  7 ,5  м;

-  в местах проезда машин под ВЛ ме*ду самой верхней точной 
машины /или гр уза / и наинизшим проводом: при напряжении до
10 кВ -  2 м; при напряжении 35 кВ -  4 м;

-  от нижнего провода ВЛ до заземляющего провода: при нап
ряжении до 10 кВ -  1 ,5  м; при напряжении 35 кВ -  2 ,0  м.

2 .2 .9 .  Наименьшее горизонтальное расстояние проводов ВЛ 
напряжением до и выше I00Q В /д о  35 кВ/ догано быть:

-  от проекции крайних проводов ВЛ при наибольшем и х .от 
клонении до ближайших выступающих частей зданий и сооружений, 
а также от крайнего провода ВЛ при неотвлоненном положений до 
бровки земляного полотна автомобильной дороги: при напряжении
до 10 кВ -  2 ,0  м: при напряжении 35 кВ -  4 ,0  м:

- . о т  крайнего провода В Л при неотвлоненном положении до 
крайнего провтдэ контактной сети , подвешенного с полевой сто 
роны опоры контактной сети : при напряжении до 10 кВ -  2 ,5  ы: 
при напряжении 35 кВ -  4 ,0  м.

2 .2 .1 0 . В местах пересечения передвижных ВЛ с проводами 
контактной сети , пиниями связи и сигнализации, а также с дру
гими ВЛ должны применяться стационарные опоры и соблюдаться тре
бования ПУЭ для ВЛ соответствующих напряжений.
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d . г . I I .  Подвод электроэнергии к передвижным машинам и 
механизмам на разрезе следует осуществлять гибким кабелем 
/например, марки >ШЗГ, КШВГЭ ,КРПТ и т . п . / .  3 районах с холод
ным климатом следует применять набели в исполнении ХЛ /м оро
зостой ки е/.

Длину гибкого экскаваторного нэбеля рекомендуется опреде
лять согласно п. 5 .3  настоящего РТМ.

2 .2 .1 2 . Для механизации работ по унлэдие и перемещению гиб
ких кабелей предусматривать применение различных типов самоход
ных кабельных передвижников, кабельных барабанов и т .п . /см .при
ложение б / .

2 .2 .1 3 . Для подвода электроэнергии на рабочие горизонты раз
реза и прокладки кабельных сетей внутри разреза широко использо
вать транспортные коммуникации /трассы конвейерных линий, сни- 
повых подъемников/, различные горное выработки, в том числе дре- 
нежные, имеющие выход на дневную поверхность разреза.

2 .2 .1 4 . Присоединение кабелей, питающих электроприемники,к 
воздушной ЛЭП должно осуществляться с помощью специальных принлю- 
четельных пунктов или ПКТП. Непосредственное присоединение кабе
ля к проводам ВЛ на опоре запрещается.

2 .2 .1 5 . Концевые- заделки гибкого кабеля, его ремонт и сое
динения должны выполняться в соответствии с "Руководством по 
эксплуатации, ремонту, соединениям и концевым заделкам гибкого
кабеля мерки КШВГ /КШВГ-ХЛ/".

Соединение гибких кабелей допускается производить с помощью 
специальных соединительных муфт или передвижных принлючатель- 
ных пунктов.

2 .3 .  Электротехническое оборудование.
2 .3 .1 .  При построении систем электроснабжения разрезов необ

ходимо ориентировался на применение нового совершенного электро
оборудования по мере его сер и м ого  производства: передвижных 
комплектных трансформаторных подстанций ПКТП -  35 /6 -1 0  кВ мощ
ностью от2500 до 10000 кЭА; ПКТП -  6 -1 0 /0 ,4  кВ мощностью 100,
250 , 400 кВА с сухим трансформатором; передвижных прикпючагель- 
ныл пунктов с вануумп_м выключателем; штспсельн >х разъемов; гио -  
них кабелей с контрольной . илой и т .п .

^ .3 .2 . Применяемое в системах элеятроенэожения разрезов 
электротехническое оборудование /лриключагельнье пункты, ПКТП 
и г . л . /  должно быть заводского изготовления и предназначено для 
использования на открытых горных работах.

В сл учэе , если имеющееся электрооборудование не удовлет
воряет условиям эксплуатации в данном учэстне схемы /необходи
мость устройства воздушного ввода вместо кабельного, дополни
тельная установка вилитовых разрядников, устройство дополнитель
ного кабельного ввода и т . п . /  допускаются работы по его дообо
рудованию, однако должны быть обеспечены требования по безопас
ности /необходимая высота над уровнем земли, минимальные рас
стояния и т . п . /  и надежности эксплуатации /уровень пылевпагоза-
ПЯТЫ И Т . Л . / .

2 .3 .3 .  Установка приключательных пуннтов, ПКТП и т .п . должнв 
производиться на спланированной площадке с наклоном не более 3 -4° 
на расстоянии не более 10 м от опоры, к которой присоединяется 
воздушный ввод. Допускается расположение ячейки непосредственно 
под линией электропередачи.

Расстояние от неогражденных гововедуших частей воздушных 
вводов приключательных пуннтов и ПКТП до земли должно быть не ме
нее 4 ,5  м.

2 .3 .4 .  К одной опоре воздушной ЛЭП разрешается присоеди
нить не более двух приключательных пунктов или двух ПКТП, или же 
одного приключательного пункта и одной ПКТП вместе.

*2 .3 .5 . Подключение к одному приключэтельному пункту двух 
экскаваторов запрещается. Допуснается присоединение к одному при- 
ключательному пункту одного энснаватора и одной ПКТП при условии, 
если конструкцией принлючэтельного пуннта предусмотрена возможность 
присоединения двух кабелей.

2 .4 . Заземление.

2 .4 .1 . Заземление электроустановок в разрезе выполнять сог
ласно требованиям ВСН 12 .25 .003 -80  и "Единых правил безопасности 
при разработке месторождений полезных ископаемых открытым способом". 
При устройстве заземления в условиях многолетней мерзлоты /при 
удельном сопротивлении земли более 200 Ом.м/ руководствоваться 
такие "Инструкцией по устройству я эксплуатации защитного зазем-
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пения электроустановок Южно-Якуголого угольного комплекса м / с о г -  
пасована Госгортехнадзором СССР 0 5 .0 6 .7 8 . , утверждена Минуглепро- 
мом СССР 0 2 .0 7 .7 8 /. Расчет заземления рекомендуетсявнполнять сог
ласно разделу 8 насгоящегоРТМ.

2 .4 .2 .  Заземление электроустановок в разрезе напряжением 
до и выше 1000 В должно выполняться общим.

Общее заземляющее устройство разреза должно состоять из одно
го или нескольких центральных заземлителей, местных заземлителей 
/у  передвижных дривлючательных пунвтов, ШП31 и г . д . /  и сети зазем
ления, в воторой должны присоединяться всё подлежащие заземлению 
э лев трооборудование•

2 .4 .3 .  В вачестве центрального заземлителя рекомендуется,
в первую очередь, -использовать естественные зэземлигели: обсад
ные трубы геологоразведочных и гидробуровых снважин, мегалличесвие 
шпунты гидротехнических сооружений и г .п .

2 .4 .4 .  В вачестве иснуственных заземлителей рекомендуется 
применять:

-  вертикально погруженные электроды /угловая сталь, мегал- 
личесние стерж ни/;

-  горизонтально проложенные стальные полосы, круглую сталь 
и т .п .

В районах с многолетне-мерзлыми породами с удельным сопро
тивлением более 200 Ом.м рекомендуется применять углубленные 
/скважинные/ заземпители и закладные горизонтальные под отвалами 
или в непромерзающих водоемах.

Рвсчет сопротивления раотеванию различных типов одиночных 
заземлителей дан в таблице I . I 2  приложения I .

2 .4 . 5 .  Центральное заземляющее устройство следует выпол
нять в виде вонтура заземления стационарных и передвижных под
станций 3 5 /6 -1 0  вВ, если подстанция расположена в непосредствен
ной близости ©г горных работ /на борту разреза , у въездной 
траншеи и т . п . / .  Если подстанция, питающая разрез, расположена 
на значительном расстоянии от него /б ол ее  I  в м /, на территории 
разрева необходимо предусмотреть сооружение отдельного централь
ного зэземлителя, не связанного с заземляющим устройством под
станции 35 вВ.

2 .4 .6 .  Не допускается использование в нэчесгве централь
ных заземлителей заземляющих контуров подстанций I I 0 /6  -
10 кВ,, а также ГПП, совмещенных с тяговой подстанцией.

2 .4 .7 .  Местные зэземлигели устраиваются у передвижных 
приключательных луннгов, распределительных пунктов, комплект
ных трансформаторных подстанций 6 -1 0 /0 ,4  вВ.

При удельном сопротивлении эемли в наиболее неблаго -  
приятное время года более 200 Ом.м допускается местные эа - 
Землигели не устраивать.

2 .4 .8 .  При устройстве местного заземления у чринлюча -  
тельного пункта или ПКТП 6 -1 0 /0 ,4 >вВ сооружение дополнитель
ных местных заземлителей передвижных машин, оборудования, ад- 
лер' го в , питающихся от этого  приключательного пункта или ПКТЙ, 
не греоуегся .

2 .4 .9 .  Общая сеть заземления стационарных и передвиж
ных машин и механизмов должна осуществляться путем непрев- 
ного электрического соединения мё'аду собой заземляющих провод
ников /т р о с о в / и заземляющих жи'л гибких вабелей.

2 .4 .1 0 .  При применении воздушных ЛЭП в вачестве магист
рального заземляющего проводника рекомендуется использовать 
стальные, алюминиевые и сталеалюминиевые провода. Б кабельных - 
ЛЭП в вачестве магистрали заземления следует использовать спе^
цисявные заземляющие жилы и металлические оболочки вабелей при 
наличии последних. *•

2 .4 .11 . Заземляющие проводники следует прокладывать
по опорам воздушных ЛЭП напряжением до и выше 1000 В на спе
циальных крюнэх без изоляторов ниже фазного проводе на рас
стоянии не менее 1 ,5  м.

2.4.12. МинимальныЙ̂ дКаметр стальных однопроволочных За
земляющих проводников (катанки) должен быть не менее 6 мм, а 
минимальное сечение стальных многопроволочных,алюминиевых и 
сталеалюминиевых проводников -  не 'менее 35 ю г.

2 .4 .1 3 .  В местах пересечений железных и автомобильных 
дорог заземляющий провод должен подвешиваться тавим об
разом, чтобы избежать его обрывов движущимся транспортом.
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Разрешается осуществлять подземный переход, при этом за
земляющий провод должен прокладываться в защитной трубе, а 
спуски по опорам на высоту 1 ,8  и защипать от механических по
вреждений.

2 .4 .1 4 . На угольных разрезах в районах мнодолетней мерзло
ты и с удельным сопротивлением земли более 200 0 м.м должен 
быть обеспечен автоматический непрерывный контроль целостности 
сети заземления, в первую очередь, заземляющих вил магистраль
ных кабелей и набелей, питающих передвижные машины и механизмы.

Указанный контроль должен осуществляться по мере освоения 
серийного выпуска и обеспечения разрезов пятижипьным гибким 
кабелем / с  контрольной жилой/ и устройствами автоматического 
контроля целостности цепей заземления.

2 . 5 . Защита, автоматика и управление.

2 .5 .1 .  Для защиты электрических сетей и электрооборудова
ния разрезов от повреждений и ненормальных режимов работы, а 
также для повышения уровня безопасности и надежности применения 
электроэнергии, системы электроснабжения должны быть оснащены 
соответствующими видами защит и автоматики согласно ПУЭ, "Ин
струкции по проектированию электроснабжения промышленных пред
приятий"5̂  и с учетом "Руководящих указаний по релейной защите".

2 .5 .2 .  Все отходящие фидеры напряжением выше 1000 В стацио
нарных и передвижных подстанций разрезов должны иметь максималь
ную защиту от токов короткого замыкания и защиту от однофазных 
замыканий на землю, обеспечивающие автоматическое отключение пов
ременных участков.

2 .5 .3 .  Защита от однофазных замыканий на землю в сетях 6 - 
10 нВ угольных разрезов должна иметь:

-  чувствительность по первичному току замыкания 0 ,I -0 ,S  А;

-  время отключения однофазного замыкания “первой ступенью за
щиты не более 0,2 с ;

-  селективность, т .е .  отключать только поврежденный учас
ток сети .

2 .5 .4 .  Защита от однофазных замыкании на землю должна выпол
няться двухступенчатой.

х /СН 174-75

Первая ступень для селективного отключения повредившего
ся присоединения выполняется в виде чувствительна токовой 
или направленной зашиты.

Вторая ступень для отключения секции шин или трансфор -  
гатора должна выполняться в виде защиты максимального Папряже- 
нип нулевой последовательности с выдержкой времени порядна 0 ,5  с 
для отстройки от первой ступени.

2 . 3 .5 . Ззпигу от однофазных замыканий на землю целесообраз
но устанавливать на подстанциях или распределительных пунктах
высокого напряжения.

*
При присоединении к ДЭН двух и более экскаваторов защиту 

от одноразных замыканий на землю целесообразно предусматривать 
на подстанции и в приключательных пунктах.

2 .5 .6 .  В электроустановках напряжением до 1000 В /ПКТП 6 -1 0 / 
0 ,4  кВ и г . п . /  должны применяться устройства защиты, автомати -  
чески стклшчащщие сеть при опасных токах утечни.

2 .5 .7 .  При наличии в электроустановке экснавЗтора или дру
гой переАвижной машины защиты минимального налряжения^робогэ*та
кой зашиты в приключагельном пункте не допускается.

2 .5 .8 .  Защиту от атмосферных перенапряжений элементов сисг 
темы электроснабжения разреза /лриклгочательных пунктов, ПКТП,
ВЛ и д р . /  следует выполнять в соответствии с "Нормативами по 
защите электроустановок открытых горных разработок о т  атмос
ферных перенапряжений".

2 .5 .9 .  Отходящие фидеры стационарных и передвижных под
станций 3 5 -I I 0 /6 -I 0  кВ разрезов рекомендуется оборудовать уст 
ройствами автоматического повторного включения /АПВ/ однократ
ного действия.

2 .5 .1 0 .  На ГПП и других подстанциях, питающих нагрузки I 
категории по бесперебойности электроснабжения, предусматривать 
автоматическое включение резерва /АВР/ на секционных выклю
чателях шин 0 ,4  и 6 /1 0 /  кВ.

2 . 5 . 11. В схемах электроснабжения разрезов следует преду
сматривать дистанционное управление КРУ 6-10 кВ на присоедине
ниях, питающих водоотливные насосные станции и водопониаэюпше 
насосные установки.
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3 .  РА СЧЕТ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ НАГРУЗОК

3 ,1 . Расчет электрических нагрузок экскаваторов, выполняющих 
вскрышные и добычнее работы на разрезах, следует производить по 
методу удельного электропотребления:

нВт,

/ З Л . /

г д е у д е л ь н ы й  расход электроэнергии для данного типа экска- 
ватора, вВт. ч/vP принимается согласно таблице I . I  
приложения I / ;

/1 г -  годовая производительность экскаватора, м3/г о д ;
Ум -  годовое число часов использования мннсимума актив -  

ной нагрузки, ч.
Значения Тм рекомендуется принимать в зависимости от режима 

работы разреза:
-  при 3 -х  сменной работе по 8 ч и при 357 рабочих днях в 

году -  4500-5000 ч;

-  то же, но при 300 рабочих днях в году -  3500-4000 ч .

3 .2 .  Расчет ацентрических нагрузок элентроприемнивов разреза 
/участна разреза/ напряжением до и выше 1000 В /в  том числе и 
экскаваторов при укрупненных расчетах/ производить по методу коэф
фициента спроса:

Р р = К С'Раст , вВт,
0 .р =  Pp-to-Ч?р , вВАР ’ / 3 -2 - /
s P = V p f ^ a f ,  * “ •

где Кс -  коэффициент спроса для данного эленгроприемникэ;
Рао. -  установленная мощность элекюроприемнииа, кВт; 

tn ip p -  соответствующий Cos Фр данного электроприемника.

В формуле / З . 2 . /  пЪд установленной мощностью понимается сум
марная номинальная мощность элентроприемнивов /электродвигателей, 
трансформаторов/, присоединенных в сети , за исключением трансфор
маторов собственных нужд.

Техническая характеристика сетевых электроприемников экскавато
ров приведена в таблице приложения I .

Значения коэффициентов спроса и мощности для передвиж
ных машин и установок принимаются по таблице 1 .3 . при
ложения I .
Для синхронных электродвигателей, работающих с опережающим C os^ , 
величина Q,p принимается со знаком минус, а значение Cos i f ,  
в зависимости от загрузни двигателя /  J5 / ,  его  номиналь
ного коэффициента мощности /C b s i f * /  и тона возбуждения / 1 в / ,  
определяется согласно р и с .1 .1 , приложения I

3 .3 .Расчетная мощность по фидеру или учэстну определяется 
суммированием расчетных мощностей отдельных элеигроприемников, 
с учетом коэффициента участия в максимуме нагрузки:

S p ^ K jV t Z P p J 2 + ( 1  Q -piE ' , КВА, / З .З . /
где К* -  коэффициент участия в максимуме нагрузки /принима

ется равным 0 ,8 - 0 ,9 / ;

Н -  количество элентроприемнивов, подключенных в фидеру, 
или участку;

Pp l ) Gtp l -  соответственно расчетные антивная и реангивная 
мощности |Л-го элентролриемника, кВт; вВАр.

3 .4 .  Электрические нагрузки, определенные по формулам /3 *1 .’/ ,  
/ З . 2 . /  и / З . З . / ,  используются при выборе мощности трзнсфорыэто-' 
р ов , сечений линий электропередачи по нагреву и экономической 
плотности тона, а также для определения величины потери напряже
ния в сети при длительном режиме работы элентроприемнинов.

3 .5 .  Для определения потери напряжения в сети при пиковом, 
режиме, активную нагрузку рекомендуется определять следующим 
обрезом;

* К пик'Рнм+ р „  , кВт, / З . 4 . /
где Кпи* -  коэффициент, учитывающий пиковую нагрузку экскава

торов, принимается равным 1 ,6 -1 ,8 ;
Рим "  номинальная мощность наиболее мощного экскаватора

в группе, кВт;
Р *„ -  суммарная номинальная мощность прочих элентропри- 

емников в группе, кВт.
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3 .6 , При пиковом режиме реактивная нагрузна эяекхроприемни -  
ков с синхронным приводом принимается равной нулю, а электро -  
приемников с асинхронном приводом -  равной ее номинальному значению.

4. ЗЫБОР ПОДСТАНЦИЙ И ТРАНСФОРМАТОРОВ
4 .1 , Главные понизительные подстанции /Г1Ш/

4.1 Л . Выбор типа, моиности и других параметров ГПП, а так
же их расположение должны обусловливаться величиной электричес
ких нагрузок и размещением их на генеральном плане разреза.

4 .1 .2 . Для ГПП напряжением 3 5 -II0 /6 -I0  нВ, как правило, сле
дует применять типовые проекты. Отказ от типового проекта должен 
быть обоснован технико-экономическим расчетом.

4 Л .З . Для ГПП разрезов проектировать, ван правило, огкры -  
тое РУ 35-110 кВ, открытую установку силовых трансформаторов 
35-110/6-10 кВ и закрытое РУ 6-10 кВ.

4 .1 .4 . При наличии на разрезе электрифицированного железно
дорожного транспорта следует проектировать ГПП, как правило, 
совмещенного типа с установкой силовых трансформаторов и преоб
разовательных агрегатов.

4 .1 .5 . ГПП следует размещать по врзможности ближе к центру 
нагрузок. При этом'следует учитывать, что минимальные расстоя
ния от ОРУ 35-110 кВ и открытой установки трансформаторов 
35-110/6*10 вВ*с нормальной изоляцией до отдельных зданий и соо
ружений промплоиэдМ должны быть не менее:

до породного отвала -  100 м;
до угольных складов и погрузочных пунктов для угля -5 0  м; 
до прочих производственных сооружений -  30 м.

4 .1 .6 . Для ГПП разрезе следует предусматривать, нзн прави
ло, установку двух силовых трансформаторов с регулированием
напряжения под нвгрузкой. Мощность каждого иа них принимать, 
равной 0,65-0,75 суммарной максимальной нагрузки на время ос
воения проектной мощности разреза.

Однотрансформэторные ГПП допускается применять в отдельных 
случаях при возможности обеспечения питания электроприемнинов 
I категории по связям вторичного напряжения с другими источни
ками питания.

4 .2 . Передвижные /блочные/ комплектные трансформатор
ные подстанции 35 -II0 /6 -I0  кВ

4 .2 .1 . Для электроснабжения мощных угольных разрезов, оснащен
ных высокопроизводительной горной техникой, следует широко при

менять однотрансформаторные передвижные /блочные/ комплектные 
трансформаторные подстанции напряжением 3 5 -II0 /6 -I0  кВ мощ
ностью до 16000 кВА включительно, отвечающие условиям эксплуа
тации на разрезах.

4 .2 .2 . При выборе числа ПКТП следует учитывать:
-  наличие электроприамников различных номинальных уровней

напряжения;
-  суммарную расчетную мощность электроприемнинов разреза 

/уч а стк а /;
-  целесообразность питания электроприемнинов параллельных 

технологичесних потоков от разных подстанций.
4 .2 .3 . Номинальная мощность трансформатора ПКТП / S т р /  

определяется по расчетной нагрузне элентроприемнивов, питаю
щихся от подстанции. При этом должно быть соблюдено условие:

SmP . * S P л - 2 -1/
гДе Sp “  расчетная нагрузка, кВА, определенная по формуле 

/ 3.3/ .

4 .2 .4 . Выбранная по нагрузке мощность трансформатора
ПКТП должна быть проверена на возможность нормального пуска се
тевого двигателя наиболее мощного ^удаленного от подстанции 
энснаватора. Проверка производится в соответствии с п .5 .2  на
стоящего РИ1.

4 .2 .5 . При расположивши ПКТП на рабочем борту р8вреза шаг 
её передвижки рекомендуется определять следующим образом:

I /  Определяется оптимальное значение шага передвижки 
подстанции:

опт
ш

где э и в -  параметры системы электроснабжения, определяемые 
выражениями:
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а=Е /(С орп р±С 0„ а > В Д ( 1 Ц  l j ± l l  v ] 4 0 ' 3 ; / 4 . 2 . 3/  

6  " [(■( "ct) С ом Цм См + С пер + С пр ^rip] "ЕЕф , / 4 . 2 . 4 /

[ н -  отраслевой нормативный коэ^г ициепт эффективности 
капитальных вложений /для : ./П Ен = 0 , 1 / ;

^оги^омАр"* стоимости I км соответствен н о питаюпе", магистральной 
и распределительных ЛЭП, р у б . ;

с , -
Тп -

стоим ость I кВг.ч электроэнергии, р у б . ;  
годовое время потерь электроэнергии, ч ; 
удельные активные сопротивления соответственно распре
делительной и питающей ЛЭП, 0 м /км ;

Ipn Др1~ расчетные тони соответствен н о питающей ЛЭП и С - г о  
эяевтроприёмникэ, t ;

oL -  коэффициент, учитывающий остаточную стоимость ма
гистральной ЛЗП при её переносе /при отсутствии дан
ных можно принять -  0 , 3 / ;

? м -  длина магистральной ЛЭП, км;

Спер- затраты на одну передвиъну подстанции, включающие сто 
имость транспортировки подстанции, а также стоимости 
выполняемых при передвижке монтажных и демонтажных 
р а б о т , р у б . ;

Спр — стоим ость I ч простоя элентролриёмниксв разрезе 
/у ч а с т к а / при передвижке подстанции, р у б . ;

’tn p -  длительность простоя электроприемников при передвиж
ке подстанции, ч ;

Vtp- скорость  год ового  подвигания фронта горных р а б о т , 
к м /год .

Выбор знака /+  или - /  в формуле / 4 . 2 . 3 /  зависит от влия
ния изменения шага передвижки подстанции на длину питающей 
ЛЭП. Если с увеличением шага передвижки, длина питающей ЛЭП 
в о зр а ста е т , то принимается знак ,,+,f , если уменьшается -  знак
м_п.

2 /  Стоимость простоя электроприёмников участка при пере
движке подстанции /  Сnp ' t np /  может не учитываться в расчетах ,
ес?ы время, затрачиваемое на поредзи н у , совпадает со  временем

проведения планово-предупредительного ремонта обор0-д сjbhhh раз
реза /у ч а с т к а /.

3 /  Рассчитанное согласно 4 .2 .2  значение £ должно 
быть проверено по условию обеспечения допустимого уровня 
напряжения на зажимах сетев ого  двигателя наиболее мощного и 
удаленного от  подстанции эвенэвагора в момент е го  пусва.

Предельное значение шага передвилви подстанции, исходя 
из это го  условия, определяется следующим образом :

ri-  m i t f a uЭоп W O O I U *pool
U Ц| KMS„

11и -"номинал’ьное напряжение сети , вВ ;
SH- номинальная мощность пусвэемого двигателя, вВА;
Кн -  Номинальная кратность пусвового гон а ; 
ц о-  напряжение хол остого  хода трансформатора участко

вой подстанции, вВ;
П-бл.ГЦя" число параллельных, соответствен н о , воздушных и 

вабепьных ЛЭП;
Р -  длина кабельной ЛЭП, вм;

+ 0 , 2 - ^ -  • « « .
Пкл

+  0 ,5 £ и| к м  / 4 . 2 . 5 /

4 /  При выборе шага лередвижви подстанции должно быть 
.соблюдено условий:

1 Ш ^  г  T
Eonm

iu , определенное по
формуле / 4 . 2 . 2 / ,  превышает величину , следует рассмотреть
вопрос о целесообразности повышения мощности подстанции.

Для эт о г о  необходимо определить и сравнить между собой 
следующие величины:

«опт .  fort.
/п'ЙОП 0 onrn \. Р 1̂4 ~ *С Ш

А = а  (Сщ /Ф  ропт р eon '  / 4 . 2 . 7 /
ь ш Ь ш -

В = Ен . ( к г -  К ( ) , / 4 . 2 . 8 /

где %  и -  стоимость подстанций соответстоен н о меньш е
и большей мощности, руб.

Если А > 3 ,  то эвономичесни целесообразно увеличить мощ
ность подстанции и принять шаг ее передвижви равным Е£пт . 
Если А <  В , то выбирается подстанция меньшей мощности, а шаго Эоп
ее передвижки принимается равным ё ш .
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4 .3 , Передвижные комплектные трансформаторное 
подстанции 6 -1 0 /0 ,4  кВ

4 .3 .1 . До организации серийного выписка пдэед видных комплект
ных трансформаторных подстанций, предназначенных для эксплуатации 
в условиях открытых горных работ, разрешается применение подстан
ций типа ПКТП-ЮО, 160, 250', 400 , 630, КТП-25, 40 , 6 3 , 100 и 160 
и д р . ,выпускаемых заводами электротехнической промышленности.

4 .3 .2 .  Мощность трансформатора передвижной подстанции, опре
деляемая по величине нагрузни, рассчитывается по формуле:

где fv

кВ'Л , / 4 . 3 . 1 /

-  расчетная нагрузка подстанции, кВт;
-  средневзвешенное значение коэффициента мощности 

группы электроприемнинов, питающейся от подстанции 
/принимается равным-О,6 - 0 ,7 / .

4 ,3 .3 . Выбранная по величине нагрузки мощность подстанции 
проверяется по условию пуска наибольшего по величине двигателя 
в группе.

Если мощность наибольшего электродвигателя-в группе электро
приёмников, присоединённых к шинам подстанции,составляет не бо
лее 30$ мощности трансформатора -  при редких пусйях и не более 
20$ -  при частых пусках, то мощность трансформатора допускается 
не проверять по условиям пуска.

При питании двигателя от отдельного трансформатора /блочная 
схем а/ , мощность двигателя может составлять 80$ мощности транс
форматора.

4 .3 .4 .  Рекомендуемые значения мощности ПКТП и сечения кабе
ля для питания некоторых типов буровых станков приведены в таб
лице 1 .4  приложения I .

5 . РАСЧЕТ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ

5 .1 . Выбор сечений проводников

5 .1 .1 . Сечения проводников воздушных и кабельных ЛЗП нап
ряжением до и выше 1000 В следует выбирать по нагреву токами на
грузки с последующей проверкой:

а /  по экономической плотности тона /только ЛЗП 6-35 нв со 
сроком службы более 5 л е т /;

б /  на термическую устойчивость от воздействия токов корот
кого замыкания /только кабельные ЛЗП-6-Ю кВ /;

в /  по допустимой потере напряжения.

Окончательно должно приниматься наибольшее сечение, требуе
мое указанными условиями.

5 .1 .2 .  Выбор сечения проводников по нагреву сводится в 
сравнению расчетного тона /1р  /  с длительно допустимыми гонами 
нагрузки Д д о л /,  приводимыми для стандартных сечений /таблицы
1.5  и 1 .6  приложения I / :

1 Р *  I . / 5 Л Л /
Расчетный гон в линии определяется по формуле:

Т  =
I p  7 Г й 7

/5 ,1 .< 7
/ J V ,  Go&'fp

, кВ.

5 .1 .3 .  Экономически целесообразное сечение проводника опре-
где U H~ номинальное напряжение сети

деляегся из соотношения:

5 Эк- »  , -  - мм - / 5 л - 3/  
где 1ЭК-  экономическая плотность т о к а , А/мм^ /принимается сог

ласно габл .1 .7  приложения I / .

5 .1 .4 .  Не подлежат проверке по экономической плотности то
ка ЛЗП с малым сроком службы /д о  5 л е т /, в числу которых на раз
резах относятся Передвижные воздушные и набельные ЛЭП 6-10 кВ.

Сечение проводника, полученное в результате уназаннЫх рас
четов , округляется до ближайшего стандартного.

5 .1 .5 .  Выбранные по нагреву или экономической плотности то
ка сечения проводников проверяются по допустимой потере напряже
ния при'длительном и пиковом режимах работы элентроприемнинов.

В общем случае потеря напряжения в 3-фазной сети , состоящей 
из М участков с А/ нагрузнами, сосредоточенными в конце ЛЗП на 
расстояниях друг от друга, обусловленных технологией ведения гор
ных работ, определяется по формуле:

л V %  = 2 , РрЧ £  t j  ( \  + З Ц  ^  ‘ppi-)  1 /5 . 1 .4 /
гДе Epij -  нагрузка I - г о  эленгроприеыника, приходящаяся 

на i -и  участок сети , кВт ;

РТМ ПОЯСНИТЕЛЬН АЯ Лист
12.25.006-81 ЗАЛ ИС КА 14



1<- 1
£|~ длина J -го;учасгн8 сети , нъц

Ц , Хо> -  удельные активное и индуктивное сопротивления
 ̂ -г р  участка сети , 0 м/км.

Потеря напряжения в сети , определенная согл аен о/5 . 1 4 . / ,  
не должна превышать 5 % при длительном и 10 % при пиковом режимах 
работы электроприёмнинрв. •

5 .1 .6 .  Кабельные ЛЭП-6-10 нВ проверяются на терьшчес- 
ную устойчивость от воздействия токов к*.з. по формуле:

S  ми» = d l  ^  v f t T  , / 5 . 1 . 5 /
где I«о  -установившееся значение тона, к . з . ,  кА;

t n -  приведенное время действия тока к . з , ,  сен. /принима
ется равным суммарному времени срабатывания защитьп и 
выключателя/;

ol -  расчетный коэффициент, определяемый допустимой темпе
ратурой нагрева /для кабелей до 10 кВ с медными жида
ми -  оС = 7 } с алюминиевыми жилами -  ©С = 12 / .

При выборе стандартного сечения кил кабелей по термичес
кой устойчивости -следует принимать ближайшее большее сечение 
относительно расчетного Бмян. .

5 .2 .  Проверка сети , по потере напряжения в пусковом 
режиме^

5 .2 .1 .  Проверка сети сводится к определению фактического 
напряжения на зажимах сетевого двигателя мощного экскаватора в 
момент его пуска и сравнению этого  напряжения с допустимым зна
чением.

5 .2 .2 . Расчетная схема проверяемой сети строится исходя 
из следующих условий:

-  экскаватор расположен на наиболее удаленном /в  соот 
ветствии с технологией ведения горных работ / расстоянии от ис
точника питания;

-  электроприемкини с синхронными двигателями, связанные 
с проверяемой сетью отключены, а с асинхронными двигателями
работают в длительном ре. иге с расчетной нагр^зной.

5 .2 .3 .  Проверку сети допускается произвол ть с учетом толь
ко индуктивных сопротивлений ее основных элементов:, трансформа
тора участковой подстанции, воздушной и кабельной ЛЭП-6-10 кВ.

5 .2 * 4 . Напряжение на зажимах двигателя экскаватора в момент 
его пуска определяется следующим выражением:

г Vo - Д  Vnp
1Д = ----------^  с ------7?РТ-------.В ,  / 5 . 2 . 1 /

+ K „ ' S H ■ (0

где и0-  напряжение холостого хода трансформатора участковой 
подстанции, В;

4 V „p -  потеря напряжения от прочей нагрузки в общих с пускае
мым двигателем элементах сети , В;

$м-  номинальная мощность пускаемого двигателя, кВА;

Kj,- номинальная кратность пускового тока;
Х 6н-  внешнее индуктивное сопротивление участка сети от трана- 

форматора допускаемого двигателя экскаватора, Ом.

5 .2 .5 .  Потеря напряжения в сети -от прочей нагрузки определяет
ся по формуле: -

& V np=(llo& ui+XoSuJ / 5 . 2 . 2 /

где Рр.пр.- расчетная нагрузка прочих элекгроприемнинов с асинхрон
ным приводом подключенных н 'с е ги , кВт;

X o5w£ соответственно активное и индуктивное сопротивление 
элементов сети , общих с пускаемым двигателем, Ом.

5 .2 .6 .  Внешнее реактивное сопротивление участка сети олреде -  
ляется по формуле:

Xmp + ЗСвл + Хкл О М / 5 . 2 . 3 /

где Xmp -  индуктивное сопротивление трансформатора, Ом; 
Х $ л ,Хкд индуктивное сопротивление соответственно воздушной 

и кабельной ЛЭП, Ом.
5 .2 .7 .  Индуктивное сопротивление трансформатора:

WV.-V.*
t£mp Ом / 5 . 2 . 4 /

1 т р
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г д е  I f *  -  in  iir: п ж ы  гл с  к . с .  т р а н с -  о р м а г о р з ,  fa

Smp " Н0ГКяагтьН{:Я 1,01 ность_ грансГор агора, кВА,

5 .2 .3 . Индуктивное сопроги_»леяие воздушной 6 -10  кВ:

Х ел = 0,4 . Ом , / 5 . 2 . 5 /
л П 5д

где t|A-  длина воздушно! ЛЭП, км;
Пел -  число параллельных воздушных ЛЭП.

5 .2 .9 .  Индуктивное сопротивление -кабельной ЛЭП 6 -10  вВ:

а; „-0,08 . Ом , /5,2.6/
Г 1*кд.

где 6ка"  длина кабельной ЛЭП, им;
Ц КА>-  число параллельных набельных ЛУП.

5 .2 .1 0 . Уровень напряжения на зажимах двигателя в момент 
его запуска, ресчитэнный по формуле / 5 . 2 . 1 /  должен удовлетворять 
условию:

Т/а £ 0 , 7  5.ЛГ„ / 5 . 2 . 7 /

5 .3 . Определениеаоноыичесни целесообразной длины 
Экскаваторного кабеля

5 .3 .1 .  Длину гибкого экскаваторного кабеля, в каждом 
конкретном случае, рекомендуется определять технико-экономическим 
расчетом.

5 .3 .2 .  Экономически целесообразное /оптимальное/ значение
длины экскаваторного кабеля /б е з  набельного барабана/ определяется 
следующим уравнением : --------------- г

e°K" w ? | — и ч С  < 0 » > м >  / 5 . 8 . 1 /

где А , В , С -постоянные для данного экскаваторе коэффициенты;
t hp -  время простоя энснаватора при его переключении, ч.

5 .3 .3 .  Значения коэффициентов А , В , С 
одам образом:

A = ( f . t P“ )C « -K (E .^ . ‘ *)Ch*i;c ,T „

В = - ^ ( - ^ г ^ М ч +  c npj  

С -  0 ,5 7 5  (  Ен + Р с Й К р е р Ц  ,

57 Щ и

*>кл &8л

определяются следую-

10* /5 . 3 . 2 /

/ 5 . 3 . 3 /

/ 5 . 3 . 4 /

где Pqfl, -  нормы амортизационных отчие лени" соответственно 
кабельной и воздушном лЛ1 -  6-1С кВ;

Скд , -  стоимости^I км соответственно кабельной и воз
душной ЛЭП -  6 -IO  кВ, р у б .;

К -  параметр, зависящий от схемы элентроскоо.един 
экскаватора /при продольной схеме К = 0 ,8 7 ; 
при поперечной схеме it = 1 ,74/4

л )5 б л -  сечения соответственно кабельной и воздушной ЛЭП -  
6-IO  кВ, мм2 ;

L b%-  годовое подвигание экскаваторного забоя, км /год ;

/<<р -  длина фронта работ экскаватора, км;

1 р -  расчетный шок экскаватора, А;

Сэ -  стоимость I нВт.ч электроэнергии, р у б .;
Тп -  годовое время потерь, ч;

Kg -  коэффициент доплаты; '
С0 -  тарифная ставка элекгрослесаря, занятого пере

ключением, руб/смену;

Nt ~ количество элекгрослесарей, занятых переключе
нием экскаватора*

Тем -  продолжительность смены, ч ;
Сир стоимость I ч простоя экскаватора, р у б .;

Сор -  стоимость X нм поперечной ЛЭП -  6-10 кВ, руб .*
Ер -  длина поперечной ЛЭП -  6-10 кВ, км.

е оит
4 . . .  к Для экскаватора при продольной схе

ме его электроснабжения значение коэффициента С принимается 
равным нулю.

5 . 3 .4 .  При поперечной схеме электроснабжения длина экска
ваторного К9беля, определенная согласно / 5 . 3 . 1 / , должна быть уве
личена на длину участка-кабеля, прокладываемого в направлении 
поперечном фронту горных работ /например, с уступа на у сту п /.

5 .3 .5 .  Выбранная длина экскаваторного кабеля должна удов
летворять условию обеспечения д опусгимого уровня напряжения на
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зажимах сетевого двигателя экскаватора в наиболее тяжелом для
него режиме работы.

Проверочный расчет выполняется в соответствии с пунктом 5 .1 .5  
настоящего РИЛ.

6. РАС" ЗТ ТОПОВ г.ОПОРНОГО ЗАЛШН/Л В ЭЛ6КТР0УСТАНОВКАХ 
С НАПРЖНИСМ В Ш  I КВ

6 .1 .  При расчете токов короткого замыкания /ток ов  к . з . /  оп
ределяются следующие величины:

I й -  действующее значение начального сверхпереходного тока
для выбора установок быстродействующей защиты;

I «*>- установившийся ток к . з .  для проверки на термическую
устойчивость электр;^еских аппаратов и кабелей;

-  ударный ток к . з .  /мгновенное значение/ для проверки 
электрических аппаратов на динамическую устойчивость;

— наибольшее действующее значение полного тока к .з .  для 
проверки электрических аппаратов на динамическую устойчивость
в течение первого периода процесса к . з . ;

I t  -  действующее значение полного тока к .з .  для произвольно
го момента времени для выбора выключателей по отключаемому току;

St -  мощность к .з .  для произвольного момента времени для 
проверки выключателей по отключаемой ими мощности.

6 .2 .  Расчет токов к .з .  рекомендуется производить в относи
тельных единицах.

6 .3 .  Порядок расчета токов к .з .
6 .3 .1 .  Составляется расчетная схема, соответствующая нор

мальному режиму работы системы электроснабжения. В расчетную сх е 
му вводятся все участвующие в питании короткого замыкания источники 
тока и все элементы /трансформаторы, воздушные и кабельные ли
нии/ их связей с местом короткого замыкания и между собой .

Источником питания места к .з .  принимаются внешняя система 
электроснабжения и синхронные электродвигатели.

6 .3 .2 .  Выбираются расчетные точки к .з .  Выбор места и вида 
к . з .  производится согласно главе 1-4 ПУЭ.

6 .3 .3 ,  На основании расчетной схемы составляется схема за 
мещения, на которой все элементы системы электроснабжения 
вводятся соответствующими сопротивлениями. Схемы замещения вы
полняются в однолинейном изображении с указанием порядковых 
номеров сопротивлений, их величин, выраженных в относительных 
единицах, приведенных к базисной:мощности. Сопротивления отдель
ных элементов системы электроснабжения в относительных единицах, 
приведенные к базисным условиям, определяются согласно таблице 
1 .8  приложения I .

6 .3 .4 .  Схема замещения путем соответствующих преобразований 
приводится к простейшему виду. Основные формулы преобразования 
схем приведены в-таблице 1 .9 . Приложений Is

6 .3 .5 .  Определяется расчетное сопротивление цепи синхронных 
двигателей:

Хст> расч -  +  0,07 , / 6 . 3 . 1 /

г д е : X  z -  суммарное сопротивление цепи от синхронных двигате
лей до места к . з . ;

S z -  суммарная номинальная мощность синхронных двига
телей, MBA;

S s Г базисная мощность, в качестве которой рекомендуется 
принимать величину, кратную 10 /1 0 0 ; 1 0 0 0 /,MBA .

П р и  X  с© расч >3 синхронным электродвигателем, как источ -
ником питания к . з . ,  пренебрегают.

6 .3 .6 ,  Определяют ток к . з . ,  посылаемый энергосистемой /источ
ником неограниченной мощности/: 

т "  т  - т  S y
1  / 3 1 Щ Х .

/ 6 . 3 . 2 /
'S' с с * г ZC

\fg--базисное напряжение Г для каждой ступени трансформации при
нимается равным 115; 37; 10,5 ;  6 ,3  кВ;

X  j C-суммарное сопротивление ветви от энергосистемы до точки к .з .

6 .3 .7 .  Токи к . з . ,  посылаемые синхронными двигателями, опреде
ляются выражением:

, кА , * / 6 . 3 . 3 /

I
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/ 6 . 3 . 3 /

где ' Hi

f t  V h идвигателей

-  суммарный номинальный ток синхронных 

к А ;

Kt “  кратность периодической составлящещей тока к .з .  для

различных моментов времени, определяемая по кривым 
в зависимости от величины расчетного сопротивления 
/расчетны е кривые с м .р и с Л .2 приложения I  / .

6 .3 .8 .  Суммарный ток к . з .  в данной точке для соответствующих 
моментов времени находится путем сложения токов к . з . ,  посылаемых 
энергосистемой и синхронными двигателями:

где
1

ток к . з . .
мени 1

посылаемый 
. КА;

,  к А , / е .3 .5 /

нм источником в момент в р е -

а  -  количество источников питания места к .з .

6 .3 .9 .  Ударный ток к .з .  определяется по формуле:

, к А , / б . з . б /

где Ку -  ударный коэффициент.

При к . з .  в цепи с малым активным сопротивлением 
( Ч г * 0 , З Х Е ) «у  = 1 ,8 ,  т огд а :

I  «  2 ,5 5  . i "  , кА / 6 . 3 . 7 /

При к . з .  в точках сети , где заметно сказывается активное 
сопротивление элементов цепи к . з .  /д л я  систем  электросна ежения с 
длинными кабельными ЛЭП/, значениеКу следует определять по кри
вой на р и с .1 .3  приложения I .

6 .3 .1 0 .  Наибольшее действующее значение полного тока к . з .  
определяется :

I a -  I * У 1 * 2 ( К | Ч ) * -  , к А / 6 . 3 . 8 /

При ку s  1 ,8 :
*  1 ,5 2  f  или

Xij О .бЬ ^ кА .

/ 6 . 3 . 9 /

6 . 3 . 11. Мощность к .з ,  для любог-о момента времени опреде
ляется по формуле:

S t = / 3 4 U ,  MBA / 6 . 3 . 1 0 /
6 .3 .1 2 .  Токи при 2-фазном к . з .  могут сЬть определены через 

токи 3 -х  фазного к . з . :

I " (2)

i K )X
0,87-1" , кА /6 .3 .11 /
0,87 ■ Ц , кА /6 .3 .12 /
0,87 ’ loo кА /6.3.13 /

7 . РАСЧЕТ ТОКОВ ОДНОФАЗНОГО ЗАМЫКАНИЯ НА.ЗЕМЛЮ В СЕТЯХ 
6-10  кВ

7 .1 .  Расчет токов однофазного замыкания на землю в сетях 
6 -10  кВ производится с  целью выбора и настройки релейной за 
щиты от однофазных замыканий, а также для определения геличи- 
чмнь{ь,опустимого сопротивления защитного заземления /с м .  фор му

лу 8 .2  настоящего Р1М/.

7 .2 .  В сетях 6-10 кВ с  изолированной нейтралью величина 
тока однофазного замыкания на землю с  достаточн ой  для практики 
точностью определяется выражением:

I . - 0,545 Д . - С ,  , А,  /7 .1 . /

где 11л- линейное напряжение сети , кВ;

C s -  суш арная ёмкость на фазу сети 6 -Ю  кВ, мкФ.

7 .3 .  Суммарную емкость на фазу сети  6-10 кВ угольных р а зр е 
зов рекомендует; я 'определять по формуле:

С , = с Д „ + ( 5 , 5  б , + 5(3-п . » к ) * 4 0  , м к ф ,  / 7 . 2 . /

где &8, ?к “  длины соответствен н о воздушных и кабзлы ы х 
ЛЭП 6-10  кВ, км;

С к ~ удельная емкость на фазу кабельной ЛЭП 6-10
кВ, мкФ/км /принимается по таблицам 1 .1 0  и I . I I
приложения I / ;  ‘ *
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Пэк -  количество экскаваторов, подключенных к сети 6-10 кВ

7 .4 . Для приближенных расчетов величину тока однофазно- 
шл замыкания на землю допускается определять по формуле:

и ) ' *
8 .РАСЧЕТ ЗАЩИТНОГО ЗАЗЕМЛЕНИЯ

8 .1 . Расчет заземляющих устройств угольных разрезов 
ведется исходя из нормированной допустимой величины сопротив
ления заземления. Согласно "Единым правилам безопасности при 
разработке месторождений полезных ископаемых открытым спосо
бом" величина сопротивления заземления у наиболее удаленной 
электроустановки должна быть не более 4 Ом.

8 .2 . В районах с удельным сопротивлением земли в наи
более неблагоприятное время года более 500 Ом.м,' если меро
приятия, по повышению эффективности заземления, предусмот
ренные п.п. 1 .7 .45 и 1 .7 .46  ПУЗ, не позволяют получать при
емлемые по экономическим соображениям заземлит ели, допуска
ется повышать величину допустимого сопротивления до значения:

R, s 4 - ^ — , о м ,  / е л . /
• 3 500

где р  -  удельное максимальное сопротивление земли, 0 м.м.

8 .3 . Величина допустимого сопротивления заземляющего 
устройства проверяется по току однофазного замыкания на 
землю:

ft, s  , О м, / 8 . 2 . /
i  I»

где 13 -  расчетный ток однофазного замыкания на землю, А.

В качестве допустимой величины сопротивления заземляю
щего устройства следует принимать наименьшее значение из 
расчетных по удельному сопротивлению земли и по току однофаз
ного замыкания на землю, но не более 40 0м.

8 .4 . Сопротивление центрального заземлителя определяется выра
жением :

Ru,} -  R.} -  ft,n , Ом. / 8 . 8 . /
где сопротивление заземляющих проводников от центрального за

земли те ля до наиболее уделенного заземляемого электроприем
ника, 0м.

8 .5 . Если на разрезе имеются естественные заземлители /обсадные 
трубы скважин и т .п . / ,  которые используются при устройстве централь
ного заземления, величина сопротивления искусственного заземлителя 
определяется выражением:

_ еъ 0м, / 8 . 4 . /
„ ,  R i , - R «-  сопротивление естественного заземлит'еля, 0м,

'”8.6'.~Сопротивление заземляющих проводников от центрального за
землителя до наиболее удаленной заземляемой электроустановки опреде
ляется по формуле:

&ЗЖ » 0м» /8 * 5 . /
R.3?H -  сопротивление заземляющей жилы гибкого кабеля от магистра

ли до электроустановни, 0м.
Цмг -  сопротивление магистрали заземления, Он.

8 .7 . Соппотивлеяие магистрального заземляющего провода, проложен
ного но опорам воздушннх ЛЭП:

“ ^ма'^ом , 0м» / 8 . 6 . /
Ему- длина магистрали заземления, км;

7im ”  Удельное активное сопротивление провода, 0 м/км 
/принимается по таблице I . I 2  приложения I . /

8 .8 . Сопротивление заземляющей жиды гибкого кабеля:

R-зж = 7 0м» / 8 . 7 . /
Сзж- длина заземляющей жилы кабеля, Им;

*1 -  удальное активное сопротивление заземляющей жилы кабеля,ооьж
0 м/км, принимается по таблице I .I 3  приложения I .
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8 .9 . Количество одиночных зазеыш телей /эл ек тр од ов / центрального 
заземляющего устройства: ^

Г 1 = - г — -  , / 8 . 8 . /
n 6 иК ,- сопротивление растекании одного электрода заземления, Ом, 

определяется для наиболее распространенных типов завещ ате

лей по формулам,приведо.шым в таблице I . I 4  приложения I ;

0 И-* коэффициент использования электродов заземления, опреде
ляется по таблице 1 .17  приложения I

8 .1 0 . Сопротивление растеканию гориоон т°тганых полос, соединяю
щих вертикальные электроды в расчетах не учитывается.

9 . РАСЧЕТ СОШКТБЖРКОЮ О СВИЩ? НК ~

9 .1 . Электрическое освещение ь ест  работ в разрезе осуществля
ется  по перечню и нормам освещенности, согласно таблице т .18 при
ложения I .

При строительных и монтажных работах должны соблюдаться нор
мы освещенности, приведенные в "Указаниях по проектированию 
электрического освещения строительных площадок"*^.

9 .2 .  Для освещения территории разреза следует применять 'высо
коэффективные световые устройства . - 7

9 .3 . Электрическое освещение мест работы передвижных мятин 
должно осуществляться прожекторами, установленными на этих машинах.

Установку грожекторов рекомендуется проектировать для освеще
ния небольших участков территории разреза и территории отдаленных 
объектов.

9 .4 .  Расчет электрического освещения автодорог, линий забойных 
конвейеров, конвейерных галерей, выполненного светильниками типа 
СПО, ДРА и т . п . , следует производить точечным методом.

9 .5 .  Расчет освещения точечным методом

9 .5 .1 .  Предварительно выбирается тип светильника, высота уста
новки светильников и расстояние между ними.

9 .5 .2 .  Высота установки светильников кад уровнем освещаемой
. oBtpXHOCTH /  /выбирается cm  . Оовааднк, СНиП П -А .9-71 . 
"Искусственное освещение.гор.»ы rp t л -сования".

х /  СН 81-70

Расстояние между светильниками принимается равным, примерно, 1 
пятикратной высоте установки светильника, i . e . :

I  =  5 К  , М / 9 . 5 . 1 /
9 .5 .3 .  Световой поток лампы, установленной в светильнике,вы

числяется по формуле:
1000 Emu, * 3  №  , ли, ' /9 .5 .? /

F . - г £
где Emih -  минимальная грризонтальная освещенность, лк /п р|ур^  

мается по таблице I . I 6  приложения I / ;  ,

Кэ -  коэффициент запаса, учитывающий старение лампь*;^-*/ 
загрязнение светильника и запыленность воздуха f п 
/принимается Kg = 1 ,5 / ;  -

2 £  -  относительная общая освещенность в  заданной труде, 
создаваемая совместным действием блшвйших овез^ль- 
ников, лк. '

1
Относительная освещенность, создаваемая одним 

ком /  £  /  определяется по кривым относительной освещен^Щ аГ;
/р т *.т .4  приложения I .  / .

+ 'Щш<$ .
Для пользования кривыми относительной освещенности ыщ 

мо знать величины ^  *и (А , где -  .высота по две <
ника, м, cl -  горизонтальная проекция расстояния от  
ника до наиболее удаленной от  светильника точки освещаемой^ 
поверхности, м.

По известному отношению d l: или К : (А
му единицы, пользуясь кривыми относительной освещенности' 
ранного типа светильника, находим величину g  .

9 .5 .5 .  По световому потоку лампы, определенному по 
/ 9 . 5 . 2 / ,  подбирается ближайшая стандартная ланпа и с в е т и л ^ !

Значение номинального светового  потока лампы должно- 
диться в пределах o r  + 0 , 2 f l o - 0 , l / ^  . Если яевозм<
рать лампу с  такш  допуском, то корректируется число све3 
ков и расстояние меаду ними.

' ;1
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C w G .  г1ксло светильников, необходимых для освещения дорог 
или про тленных участков работ, определяется по бюрпуле:

а св= > .  / 9 - 5 - 3 /
где I  -  длина дороги /у ч а ст к а /, м.

9 .6 . Расчет прожекторного освещения

9 .6 .1 .  При расчете прожекторного освещения на разрезах коли
чество прожекторов, необходимых для создания требуемой освещен
ности рабочих поверхностей, рекомендуется'определять методом све
тового потока.Для этого определяют суммарный световой поток, необ
ходимый для освещения заданной площади:

П  -  Е ,™  S к 3 к „  , лм  / S . 6 . V
р

где S -  площадь освещаемой поверхности, м*;

Кп -  коэффициент, учитывающий потери света в зависимости 
от конфигурации освещаемой поверхности /принимается 

= 1 ,1 5 - 1 ,5 / ;
K j -  коэффициент запаса /принимается К3 = 1 ,5 / .

9 .6 .2 .  Необходимое количество прожекторов определяется по 
формуле:

^ ПР Г . п / 9 . 6 . 2 /"ли Ч
где Рлн -  номинальный световой поток лампы прожектора, лм; 

rj -  к . п .д . прожектора /принимавтся 0 ,35  -  0 ,3 8 / .
9 .6 .3 . Высота установки прожектора определяется по формуле:

t " ' P i r  • “  •
где "* максимальная /о с е в а я / сила света прожектора, кд.

9 .6 .4 . Оптимальный угол наклона оптической оси прожектора 
при освещении горизонтальной поверхности определяется по формуле:

0 Г = а г с - и п ^ т * р+ П пр ( р 0 ' Н 2) г/з , гр а д у с ,  / 9 . 6 . 4 /

где ГПпр и П пр -  гостояяные коэффициенты для данного прожек
тора, принимаются по таблице I . I 9  приложе
ния I .

если освещение выполнено одним прожектором;

при
л е :

гдк

-  если освещение выполнено двумя пржекторами.

9 .6 .5 . Оптимальный угол наклона оптической оси прожектора 
освещении вертикальной поверхности определяется по форму-

07*-2**1^ - j ^ T  ’ гРа9УС ’ /9.6.5/

Е& -  требуемая вертикальная освещенность, лк.

9 .6 .6 .  При известном числе прожекторов и  высоте их установ- 1 ' ' 
ки производится проверка освещенности в отдельных .точках площа
ди , пользуясь точечным методом.

Для этого  определяются:

-  горизонтальная освещенность:

Г  =  Fj|H ’ ^  -  ,  л к ;
L r  1000 К ,  ■ Н2

-  вертикальная освещенность:

Г в = ЕГ tgot. , лк , ,

/9.6.6/ ' 

/9.6.7/

где 1^ -  сила света луча прожектора, направленного под углом > 
оL , образуемого лучом и нормалью к освещенной по

верхности, вд /определяется по кривой распределения" 
силы света для принятого типа прожектора с  условной
лампой, имеющей f a = 1000 лм /.

9 .7 . Расчет освещения по кривым равной горизонтальной 
освещенности ,

9 .7 Л . Изолюксы равной горизонтальной освещенности строят
ся по кривым равных значений относительной освещенности.

9 .7 .2 .  Расчет изолюкс равной горизонтальной освещенности- 
проводится в следующем порядке:

Р Т М Л о я с н и т с л ь н  АЯ Лис т
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а /  для точки, расположенной на горизонтальной плоскости, 
произвольно задается значение координата X, кратное высоте уста 
новки осветительного прибора Н. Масштаб I  целесообразно зада
вать равным масштабу плана освещаемой поверхности;

б /  определяется отношение X  ;
/ ' Нв /  задается угод наклона осветительного прибора к горизонту 

/у гол  0  / ;

г /  по выражениям / 8 . 7 . 1 /  и / 8 . 7 . 2 /  определяются значениями р  
, а также •

у  = 5 tn , 0  +  ^ -  Ск> 0  ;
Cos 8 - ^  S in . 8

Т
/ 9 . 7 . 1 /

/ 9 . 7 . 2 /

д /  по табл .I . I s  задается величина горизонтальной освещеннос
ти Е г определяется величина относительной освещенности %

■ по выражению:
g - Ег р На к / 9 . 7 . 3 /

е /  по найденным значениям £  и £  по кривой равных зна
чений относительной освещенности определяется вторая координата 
точки^ ;

ж / определяется вторая координата точки на горизонтальной 
плоскости:

у = |̂  ‘ * И . / 9 . 7 . 4 /

В точке горизонтальной поверхности с координатами X  и У 
будет обеспечена требуемая горизонтальная освещенность -  Ег.

Пользуясь указанным выше методом, можно рассчитать и построить 
изолюксы горизонтальной освещенности для любых высот установки 

световых приборов и различных значений углов 0

9 .7 .3 .  Путем наложения изолюкс равной горизонтальной освещен- . 
ности на план горных работ, выполненный в том же масштабе, решает
ся вопрос о числе и размещении осветительных приборов. Наложение 
производится таким образом, чтобы в любой точке освещаемой поверх
ности была обеспечена заданная освещенность.

1 0 .  Т ЕХ Ш Ь Ю -Э К О Ю М М ^С К И Е РАСЧЕТЫ ВАРИАНТОВ 

Ы ЬкТРО СН А Ъ Ж ЬШ Я  РА ЗР ЕЗО В

1 0 .1 . На основе технико-экономических расчетов /ТОР/ произво
дится выбор как самой системы электроснабжения разреза так и 
при необходимости отдельных ее элементов /выбор числа, мощности
и режима работы трансформаторов, коммутационной аппаратуры, средств 
компенсации реактивной мощности, воздушных или кабельных линий, 
сечения проводников/.

1 0 .2 . При ТЭР решающую роль играет экономический фактор.

Если затраты вариантов различаются не более чем на 10 %, 
то критериями предпочтительности становятся технические характе
ристики, варианта, как то :

-  более высокое номинальное напряжение;
-  более высокая надежность;
-  возможность увеличения нагрузок без реконструкции системы 

электроснабжения;

-  возможность осуществления индустриальных методов монтажа;

-  простота и удобство эксплуатации;
-  меньшее количество оборудования;

-  экономия цветных металлов и других дефицитных материалов.

1 0 .3 . Основным экономическим показателем каждого варинта сис
темы электроснабжения разреза являются приведенные затраты, оп
ределяемые по формуле:

3 = Е Н к + И+9,  ты с.р у б ., /ю л /

где Е, -  нормативный коэффициент эффективности кмшталовлоае- 
ний, равный 0 ,1 0 ;

К -  капитальные затраты по данному варианту, ты с.руб .;
И -  ежегодные эксплуатационные издержки, ты с.руб .; 
у -  ущерб от  перерывов электроснабжения. Учитывается толь

ко при различном уровне надежности сравниваемых вариан
тов /т ы с .р у б . / .

Р Т М Л О Я С Н И Т Е Л Ь Н  А Я Л и с т
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1 0 .4 . Капитальные затраты учитываются по укрупненным показа
телям для тех элементов системы электроснабжения, которые от -  
личны в сравниваемых вариантах.

1 0 .5 . Ежегодные эксплуатационные издержки определяются по 
формуле:

И = И 0 +  й п  + и м +  ( U  » . ТЫС.р у б .  / 2 0 . 2 /

где Иа "  амортизационные отчисления, ты с.р у б .;

Ип -  расходы на содержание обслуживающего персонала и 
текущий ремонт, ты с .р у б .;

Им -  затраты на приобретение материалов, сырья, электро
энергии, необходимых для производственного процесса, 
ты с.р у б .;

Сэ -  стоимость потери электроэнергии, ты с.руб. -

Ежегодные эксплуатационные издержки, общие для сравниваемых 
вариантов, не учитываются.

1 0 .6 . Ущерб от  аварийных перерывов электроснабжения основ
ных потребителей разреза /экскаваторы, буровые станки/ определяет
ся уровнем надежности системы электроснабжения разреза.

1 0 .7 . Основным нормируемым показателем надежности системы 
электроснабжения, наиболее полно учитывающим ее экономическое со 
держание, следует принимать коэффициент аварийного простоя -

Величина коэффициента аварийного простоя зависит от струк
туры систем электроснабжения и числовых показателей надежности 
ее элементов. г /

Ю.. 3 . При оценке уровня надежности системы электроснабжения 
следует учитывать уровень надежности ее основных элементов;

передвижной воздушной ЛЭП-6-10 кВ /ПВЛ/, передвижного приключа- 
тельного пункта /ГОШ/, экскаваторного кабеля /Э К /, передвижной 
комплеквной трансформаторной подстанции 6 /0 ,4  кВ /ПКТП/.

Основные количественные показатели надежности элементов 
системы электроснабжения следует принимать с  учетом возможных 
условий их эксплуатации. Для приближенных расчетов можно исполь
зовать данные таблицы 1.20 приложения I .

1 0 .9 . Значе^ле ко о , .  ^ hitob авс.оп. ого гростол экскава
тора / м ‘,д  /  И G ypoBO J.0  CTujuaJ  / 1 АПм>/ в за:зИСИ1" 0СТИ о т  п р и н я т о ,  

на разрезе схемы электроснабжения определяются следующими уравне
ния! ли :

а /  при радиальной схеме:

K „ „ , = i u / J 6r  A t £ w / L  , / 2 0 , 3 /
к . и ^ - Т м  + ^ Т м  ; /2 0 - 4/

б /  при магистральной схеме:

К дм = I  v S , Ц  + t  „ и [(а - р ч ц + m  u f 4 + m  W4+ (n - ()m/ J / 2o  .  5/

К T M [ ( m- l ) i r 4 1 п . Щ  t /20.6/
где 'Ui'i — параметр потока отказов l  - г о  элемента, I /ч ,

/ I -ПВЛ; 2-ППП; 3-оК ; 4-IIKTJI/;
Тв1 -  среднее время восстановления l -г о  элемента, ч ;

At -  время необходимое для организации технологического
процесса после включения системы в работу, ч /при от
сутствии данных можно принять A t -  0 ,2  ч / ;

n ,m  -  количество соответственно экскаваторов и буровых 
станков, подключенных к магистрали;

toroid “  среднее время отключения системы, необходимое для 
поиска неисправности, отключения поврежденного 
участка от  системы и включения системы в работу, ч 
/при отсутствии данных можно принятьt enwyi= 1 ч /.

1 0 .10 . Величина ожидаемого годового ущерба от аварийных 
перерывов электроснабжения экскаваторов и буровых станков, 

-подключенных к одной системе /ф идеру/ определяется следующей 
формулой:

У = Кдпэ £  СЭ{,ТрЛ + К АП5 Z  Csj "jpSj J pyS* , /2 0 .7 /

гдеС,; стоимости I  ч простоя
экскаватора и

соответственно t -г о  
- г о  бурстанка, р у б .;

Р Т М
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и -ГО-  годовое число часов работы соответственно 

экскаватора и ^  -г о  бурового станка, ч.

Средние значения 

приемников разрезов

стоимости I ч простоя основных электро- 
представлены в таблице 1*21 приложения I#

Р Т М П о я с н и т е л ь н а я  , Л и ст
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К1Р0Ш Е Ж Е Н И Е  УЧАСТК 

УГОЛЬНЫХ РАЗРЕЗОВ

Р Т М Э л е к т р о с н а б ж е н и е  ж ж с р !
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Чс лоёные граф ические

О
о >

/  Машины и  м еханизм ы

- ЭкскаВатор одноноВшоВыи ЗКГ или ЗВГ
-  ЭкскаВотор шагающий ЭШ 
~ Эи "иа 6а тор роторный
-  П ерегруж ат ель
~ Отбалаобразобатель
-  Станок буровой
~  Самоходный кабельный передбижчик
-  К р а н -уко си н а

/7. ист очники лит ания

-  Подстанция ffO/б  (Ю) кВ, стационарная
-  Подстанция 35 /6  (W ) кВ, стационарная
-  Подстанция 35 /6  (Ю ) кВ, передбижная
-  Подстанция 6(Т0)/бб9(0р) кВ, стационарная
-  пкт л  6 (Ю )/0 ,6 9 (о р ) кВ, передбижная

ш. Воздушные и кабельные линии

~ v W ----------WH-
r̂v--- -------СП»----
V " V

-------у— -------У—--—
СБн-6,

------- V—
3*50

500

КШГ-5,3*35*1*10

-  Воздушная АЭП НО кВ
-  Воздуш ная М П  3 5  кВ
-  В оздуш ная АЭП 6 (ТО) кВ
-  Воздушная АЭП О 38(о,22)кВ
-  ДВукцепная Воздуш ная АЭП 6/Ю )кВ
-  Кабель бронированный м арки СБм 

напряжением 6кВ1 сечением 3(1 *50)м м 2, 
длиной 500м

- Кабель гибкий марки ИШВГ напряжением 6  кВ, 
сечением 3*35+ т щ  длиной 400м

рвд/ j jp <зянно^__ Кобель гибкий марки КРИТ напряжением 
2оо дд ббоВ' сечением 3x35+ А Ю, длиной 200м

-  Электрод заземления

обозначения

—  —  Заземляющий проВод

IV. ЭлептраоборудоВание и  аппаратура

Ш

а

JZL

4 5 3 -

в

-  Передбижной принлючательный пункт 
с Выключателем 35кВ

-  ПередВижной при ключ а  тельный пункт  
с быключателем 6(Ю )кВ

-  ПередВижной приключательный пункт 
с разъединителем и предохранителем

~  Штепсельный разъём
-  Штепсельный разъем тройникобый
-  Трансформатор
-  вы клю чат ель
-  Выключатель автоматический
-  Разъединит ель
-  Предохранитель

У. Опары воздуш ны х АЗП

О  -  Опора промежуточная стационарная 
•  — То ж е, с разъединителем 
®  ~ Опора ст ационарная с подкосом
О - -  Опора промежуточная, передбижная 

~  То ж е , с разъединителем  
&  ~  Опора углобая, стационарная
Or- -  Опара углобая, передбижная 
Q -  Опара анкерная, стационарная 
■  - Т о  ж е , с  разъединителем  
О  -  Опора анкерная, передбижная 
®  Опора конце бая, стационарная 
И— -  Опора конце бая, передбижная 
О  -  Опора отбетбцтельная

РТМ
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I .  Эл е к т р о с н а б ж е н и е  ачлстков
ПРИ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЕ РАЗРАБОТКИ

РТМ
1 2 . 2 5 .0 0 6 - 8 4

Эл е к т р о с н а б ж е н и е  у ч а с т к о в
ПРИ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЕ 

РАЗРАБОТКИ
С7

2 7



П л а н  с е т и

От п |с т ПВЛ-бнб

К главному заземлителк]

зкг

20
00

-ЗП
ОО

Рекимснб^Емыв параметры 
риспребелительной. сети 6 кВ

Тип
з к с к а Е а -

т с т а

П В Л --5кВ Экскаваторный
кабельМарка и 

сечение 
пробора

Максимах^ ная блина, 
' км

ЭКГ-3.2 
ЗКГ-4; 6 " 
ЭпГ - 5 

’ ЗКГ-8Н 
ЭКГ-6,3 УС 
ЭКГ-10 УС 
ЭКГ-1275

fl-55

Я - 70

Й- 120

4 .5 -  5,0

4 .5- 5,0 

3,5 -4 ,0

КШ вГ-3*25Ч Н 0

КШВГ-3*35И«МО

КШ8Г-3 *50  + 1*16

С п е ц и ф и к а ц и я  э л е к т р о о б о р у д о б а н и я

NlKi-
п п Наименование Тип

Заёод-изго-
т о ё и т е л ь

Стадия
иэготоы

ления
К'ОЛ Примени

1 ПередВижной приключа- 
тельный пункт с 8аку- 2-f лист 1
умным Выключателем ПП : 5/200* - М 8,И 9 I

г Штепсельный разъем ’ РШ-Б 2 157 I

Примечания *.

4 Направление ПВЛ-бкВ от п/ст показано
условно.

2 Лая обеспечения контроля целостности заземля
ющей жилы гибкого экскаваторного кабеля 
слейнет применять кабель с контрольной 
жилай после его серийного прпизбобстВа.

3. До серийного Выпуска ПП-6 и PIU-6 приме-
ч пять приключательный пинкт ти п а  ЯКНО

и соединительную муфту СМ1 или СМ2.
4. На ПВЛ-бкВ через кажды е 4 00 -6 00 м  у с т а 

навливать передвижные опоры g разъединителем.
5. Сечение заземляющего провода определять 

при конкретном проектировании.
6. Размеры на плане указаны б метрах.
7 Условные обозначения см. ни листе 26.

Спецификация материалов

М
пп Наименование Марка

тип
ГОСТ илу
munoljiKQ
проекта

Размер,
ммг

Ед
и?м

1 Кабель шлангоВый Вы-
сокобольтный гибкий КШ8Г-б 3388-76 C U Z j км

2 Пробой неиэолиробан-
ный алюминиевый й 539-80 Г j кг

3 То же, с'палеалюминиеЙь/й RC - и  — I ! -п
ч Опора беребяиная

промежуточная Передний на я
5_ То ж е , углобая ----И — _!!_
6 То we, канце6а9 —  II — hi -
7 То же, сразъебинителем —  и - — - И  —

ММПЛв Заземление местное

■У0-'1"

С,и_/^сп.
лгз .J1L-

” 130, <32

П р и н ц и п и а л ь н а я  с х е м а

Р Т М
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Электроснабжение уч а с тка  с одним 
экскаватором на уступе План сети  
принципиальная схема,спецификации

пШ
J



От л/cJ^fO

0тл/стЯ2 , A-3(i*W )rAC~  Q

Г ' . fsao
ХеладосмУ

зазеша/оел/с

//рим еуаяш :

1. //а с/оа я щ ая  охел/о з& м /п/гаел 'ггД иг#- 

////я  м олт с/о 3 >//оА  /? еа „оа зсба оа  

О/пс ХОрСООСМХОС/Оа ОХТ/оСМетес 
Ш лг.

2. Peveoae за&<?лш,/&&?е>г& /^оХсда cxyrpytirxorc 
о/УО л сщ сеоо /а м  ореем/т /о'р/оХао’/хсг

3. # 0  СС/а/ахогО fo/m wm  /7/7-д /ЗРамерят
0/70X00? УаогехдО д/а  ^ / Ш 7  /77000 J/X //0

4 РоЗМС^д/ О О  000720 O C X  СМС 0X03000/

/  Л/0О7/70Х.

s, РсооРоз/е оРюоореог#? см  о а  оосол е 2 6 .

От гг/ст/Н

ПВЛ-бхЗ

Прим/илиаяш и схема

х-
ксг8-мгоч*35+(*г5

A -3 (W )tA C ~

т -б/Ш
/sea

Слецо/руот /ая зоех/орооРорусоРаооя
/Ул*
* /? Оае/мееедааае 7/7ш

ЗаУсУ-азг?-
лгаЗс/ттелд

7/т/Уур
У2Р/07СЗ
оемея

Хш /фяимегауу

J ОервУ/ажраё wc/x/r/cvcr-
/ое/гдт/б/с ауелгт с  догму- 0/7- См АУС/Г7
уммумдмw/woiw&reM о/4сс г «8,149
бамехедл'б/г/ раРеуЗоо/а ш -

■— /геуеддслусуелг l ~ J J _______

Рое//ао?с2Х0//ая матосроооад

мм»

%
//оом еосда оае /Щ асс,

/7ГУ/Г
гусггшл&/я///?0-
Зува/треЯГ/7/У

'■ /к/мер, 
'• мм*

70
i/JM 400 фУМУП<%

/ Хагдерб и&таюебе/д J&- ГУ/3706] 3*720/
____ са*9&2гЗ/г7/пм!/ <3y<dtz/<2 Х070-0 022-77 '057*23 ММ
J Орс/ег? //ею сРсрлХо/у-

ОА/д аУосмут/сеХб/д О 232-М 70 Р2 %
J__ Меже, етаяеаол7мао//<а&/а ОС ---у/___ 1 1

g
-

.<■ О/герс УереЛг/урсяоул- Ом/уст
______ л /еоеу /со  voa o О&ёёзйж-

РУУ (см * 429,134
S /О с о се, у& уобоя — 430,432
6 О /е осе, лш уеО оо — 430.132
7 дазем оерсе лгее/т се 1

□ _ /  гяодоомз/
З&3е/Шги/77&7Л7

Ж -20 скл

± З^Ф А С - д -------  Отп/апМ

I/500

К г/табеаму
зозелмстеа/о

Р Т М  
1Z.Z5 006'81

Soe/rm pacoa/Xoceoue yvac/rr/ca ссОт/им 
злсеабсг/гг&мом 3 X 7 -2 0  м а  y e /o o /re  
О /а м  с е /т /, оре/ог/аоа& А б л’ггл 
схема, сосг/офояса/г/г/______

лист
29
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Рекомендуемые тра/пе/лры  
распредели/ле-лшй сет и S  я3

Тип
жскаЬа-

тора

ПВА -6  кВ Зкскабатарный
кабельМарки и 

сечение 
пробода

максимам ноя длина, 
км

ЭКГ- 3.2
А -35 4.5-5.0 КШВГ-3 *25*1*10ЭКГ -4.6

ЭКГ - 5
ЭКГ -  8 И А -70 *£-5,0ЭКГ -Б.ЗЯС КШВГ'д *35 +1*10
экг-т ис

А -120 3,5-4.0 ’ КШБГ-3*50+1*18ЭКГ-12 .5

Спей, ирикация электрооборудования

м
п.п Ноименобоние

ПередВижной приклю
нательный пункт с Ва
куум ны м - Выключателем
Штепсельный раздет

Тип

П П - 6/200
р щ -6

Забод изго
товитель

Стадия
узгатоб-
ления

Коп-
Во Примеча

ния

Ом. лист 
118 , 119

137

Спецификация мате риала 5
Примечания:

1 Направление РВА-6кВ от п/ст показана услобно.
2 4<Мт обеспечения контроля целостности заземляю - 

щей жилы гибкого экскаваторного кабеля следует 
Применять кабель с контрольной жилаи после 
его серийного произВобстВа.

3. /о серийного Выпуска РП -6  и РШ -5 применять 
приключптельнь/й пункт типа ЯКИ О и 
соединительную муфту СМ1 или СМ 2.

4- Па ЛдА-бкВ через каждые 400-600 м у  стано5-_ 
лиВать перед/шжные опоры с разъединителем.

5. Сечение заземляющего про&адй определять 
при конкретном проектировании.

6. Размеры на плане указаны В мет расе.
7. УслоВные обозначения см. па листе 26-

4 К
п.п. Наим енование

Марка, 
тип -

ГОСТами
ттоЫпо
проекта

Размер,
мм‘

ЕВ.
изм.

Кол-
Во

Примеча
ния

1 Кабель шланго(нй Выси- .
коВольтный гибкий КШ ВГ-6 9388-75 t '1 км

2 ПроЬад неизолироВан-
ный алюминиебый 4 339-80 1_______1 кг

2 Тоже, сталеалюминиеВый АС 1 1 —W---
4 Опора деребянноя 1 См-лист

промежуточная ПереЯижт шт. 1 129,131
5 Тож е . цело Воя — ■„— — II — 130,132
8 » 1 1 — .■— 1— • - &> 130,132
7 Тоже, с разъединителем —— ц — —*t — *s

8 Заземление местное KS/я/М ....

От п/ст ПВА -ВкВ А ■ А С -

Г

От п/ст
Принципиальная схема 

А - 3 ( 1 *3 5  -  ш )  + а с  -  □  леи1 - 6 кВ =■ От п /с т

К  глаВном у  
Заз емлителю

К Ш В Г-5

\
ru*-3_.

— N
4 k - ПП -8/200 4 г

I L

п п -б/ т

экг РШ'6, экг РШ -6

К гладкому 
Заземлится#

РТМ
12.25.006-81

Элект роснабж ение участ ка с дВнмя 
экскаваторами на уступе План сети, 
принципиальная схема, спецификации

Лист
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Спецификация электрооборудования
Н н

к * Il*s>

I

I'*=>
*

£
План% сети

Onp njcm f/2 Cm л/cm У2

НУпа Наименование Тип ЗаВод - изготовитель
С/падий.изготовления Ш Примечание

t Передбижной приклкло-
тельный пункт пп- См лист
Макетным выключателем -6/400 4 118, 119

2 Самоходный кабельный скп-
передВижник !______ 1 4

Примечания •'

i Настоящая схема элект роснабже
ния может  быть реализадана 
при кабелеем ност и СНП не 
м енее 9 0 0  м  .

2, Сечение заземляющего прохода определять 
при конкретном проектировании

3 До серийного Иыпчска /7/7-6 приме
нят ь приключательный пункт 
типа Якно>

4 Размеры на плане и схеме указаны д 
метрах

У  Условные 'обозначения см на листе 26

Спецификация материалов

УН
а а Наименобание Мирка,

тип

т г уили N
типового
проекта

Размеру
ммг

6й
UJM Кал Примечай

1 Кабель шланговый Выси- 741670S 3*1204
коВольтньш гибкий К  С Г  В -6 622-77 1*36+726 км

2 Пробой неизолированный
алюминиевый А 639-80 70 кг

3 Тож е сталеалюмшиебый АС — 1 1 - - *
4 Опора дереВяннагя

Ф
О
о_ Стлист

промежуточная щебВижнап шт
с
с* 129,131

6 7Ьзке, чгло&ая —  __ - а 130,132
6 Тож е, концевая _  — - 130,1321 7Заземление местное Хоть



\  \ ч.
^ \ %

^  ' 45

Длао сета

/ex/?x/v 'Л'с'/т/е Ш /самет/Уб/ 
сссср еосА а / п ел доа а  с е т а  О хй

fan Зкш/д, /о/.a/о/ 37/7/6 Акбе/д мслоЗар/ора
art

rr/7?<torre
Pa

osavXac
Afer/rrraureveVl/f /WOAo/fa

AtOKC’tt-малбаал
ггл?

Х£/
а/г/ебгге

Ра
ydOSOfoa

CAT 2У
4у-л,о №ВГ-ЗО5+/О09AT-3.2 мг- 3 2 9 Я-35 КШвГ-3*25+Мй

ЭКГ'4y з.ь-4.о №Br-J«JS+/*/ff
Jxc-4,6 ЖГ-3.2У Я 35 4,5 -з;о mer-j*/s+f* / 0

axes /AT 4У 3.5 4.0 УШУ 3*25+/*Юiamt-pja p̂/o
Лгс-вн Mr-4У Я -70 45-5,0 ШГ-3*350*/в *UW-3*&'/*fQ

Mr /ЗУ Я 05 3,5~4,0 wsr-j* saa*i6

MC-ps эху-азу я-аа 35-4.0 №6ГА*Р7+/*/8 \1i

Д р а м е vciw / я  •■

/ /% /7 Л Й в ш >  св я -б х я  aw  /7/cw м м гаигза sw efo/ff.
2 Д ля леро/роАЯ //елес/лросро/ оуземл/р/-
Щей лсалм гайхеео ехохайат аррога хайблр еле- 
дае/7? /7/м/ме/уятб хой еА б с  хорт раА йрай  л ет а й  
ш ахе е го  сера/7///7еа трае/зблс•Яст&г.
3. Д о серш рого йа/русху Р /7 6  / /  ЯЗУ-Р /7р//мехло?б 
ороллх/ уал/елбла/й луххт  /лалаРУРТ? л  слейалл- 
т елдру/с м ущ /лл С М /с а р  СМЯ
4. Д о РбР-йхС берез хл/рйо/е 4сй-бййм ле/ллллйгл- 
блл/о лерейбл/ррме аллрз/ ергтхзей&р/ул/елем
5. Cevexae заземля/лгрего лрлйлйа арле/йялл/лз 
лрл хлххреш/лм лреехл/ррлйггррр 
бДгзмеро/ е е  лл/гхе ухрзлуз/  Дмал/рах
7. Д елай//<>/е  л йлзрреелл я ем. р а  л л е ул л  26.

С серг/ р г/ ха р г/ я  У А ехр/рулйлруйлбРлар

p /p
0/7 Р а г/л /еоа З а л а /е 72/а

JpXoP-t/J//?
/ООХУ/ТГвЛб

C/770/?OAт г ж а « :
аеаал

xat
C o Z fc '/r*'t‘Y 7 p 't'e

/ Ререй ба ж рай  apaX A /c-
va a /eA (///6 /a  о о //х а / c /7 /7 -
Захурм ол/м  СйШ /ошгаем - 6/200 2 OA* At/c/77

z Ш ///е//еел 6 х ///7 a s , 119
р а зъ ел * P O /'S 2 137

C v ep p f/ a xp p a x  м лл7лрааА лй

PC -°
/70 Я т ш е о о б а я а е

М а р к а
т а /7

ТбСГУАРУ/а /гах/к?
еа/рх/е/с

/тгсГ
Яазл/ер

л/м
А ?
хам

Оси
За Д рлм еуурре

f бабелд аулареа5//й 6t>/-

ст оЗелб/яоз/л ге й л о а К Ш ЗГ-С 9388-75 I 1 ГМ

2 PpoSad  о ео зо А о р о б О //-

ш й  О А /о л /о о о с Я /о / Я 8 3 9 8 0 1 1 Р8

3 7а же, т ш еЛАХ/м ш аеЗоа ЯС _„_ 1 1
1

4 Саара б ер еб о р р о л о р о -
1

См  Л//ГР7

м еж уа /от а л СередАс/тм 1 <007. /2 9 , /3 1

5 7 а  /р е , у гл а З а о _,/_ — -/Г — /3 0 , 132

5 7а /р е, X P P i/е б а о ----- — 130, 132

7 76 ж е, греззебт а/хелоА / ------ Г/ —---- j - * -

S Залем леоае м о х /о о х е Кат

Драрраршлбррл схема

Р Т М
12.25. 006-8)

З о м /р /у о с р /о /р с р /т е  у у у /у л х у  е л й к /х  
м е х о /б у л /л у л л / х а  у у р / у р р  о м /х у м л / / у г  - 
р у б л е  /б /е у  re /.y //k р р охр у/уу /уоЗ р ур  / х р л р /

ЛИСТ
У?-



От 'п/ст Н/ От п/ст Н/

Примечания:
{. Настоящая схема олектроснайхеелия 

мажет  быть реализована яри каде-
агеём хаст и НЯ/7 ар м еаер НОН м .

2 . Д а  серийного В  п о р ска  /7 /7 -0  п р и м е -
пять аранл/о/а/аельны//' пинк/я типа 

/7НН0
3 Сечение заземляющего ароВойа алре- 

деря/т  ////и  нонхре/77ном прогн/гга- 
//и З а н /л /.

4  Аоззиерб/ н а  плане л  схеме нназаны 
3  м е /п р а х .

5 ПслоЗнб/е ойсзнетуеная с/м на 
ун/ст е 2/7

Специф икация ияент роснайж яняя
ми
к Л Ваи мена Во н и е ТНЛ ЗаВод и з

готовитель
Ставня
изготоЗ
лекал йог7 Враме«(7н-с\

/ ПередВижной ариклтйГ -
тельный пункт с Вокуум- П П - См лист

ным Выкл/оуателем 6 /4 0 0 2 не, нз
2 Самоходный кабельный СНП-

лередбиз+си/м 1 2

Спецификация материалов
ни
пп Ноименебан ие Марка,

тип
лесами
типаВоголраекте

Размер,
мм2

SB
изм Нал,Примечание

/ Рабель шлангоВый Выео-
хсгз-н
НН/ЗГ-5

73/5-705
022-77

5
каВалыпный гибкий + /'2 5 км

2 Го ж е 5305-75 Р35Ф/0 ------- -----
3 ЯреВаб неизолированный

Аол/оманиеВб/а 030-00 70 кг 9
%
\4 Тоже сгалеалыминие/ыь АС I-  — ч»«5,
§

Ям лислг 
129, /3 / 
/30,132  
/3 0 , /32

S Опора беребянная
промежуточная аередВиж turn

6 Гож е, рглабал —  — —
7 Тоже, конце Вал — ,— — -
8 Заземление местное Комп,

Принципиальная схема

ш .  *
ПЛ‘6/400 I X

Н  глаВном v  
заземлит елм

H cre-J> /20+1*354 А  2 5

СНП ЭРГ-2 О

А -3  (1 /7 0 ) + А С - C D  Я В А -В  кВ  пал  -  0 кВ
----------- - в----------------------------Smn/т Л  ,----------------

А -3 (/*70/+ АС~ CZ3

fлЯ  глабноми  ̂
зоземлиталм

Т "

-XZ
__ч

ян-в/аоо

н̂/озг- J'35-f и/о 
знг• езу

Р Т М
12 25 006-01

Элеклгреснаджеки маг/пка с зкскада торам укг г с ма угт у/? о и У кг- 5Ру ко угльале Ру/ун сети, иринаиг/н 
ильная сх^ма (акририлаьрии

Лист
зз



а

а? ./ -с  h u d d  По t  / 1J J ОМ (?ГРР ч
расг,ф е й е н е , / /ель и  о и  с в т ц  6  кВ

tun
3 ~ <ьВсг 10- 

р а

' ВЛ- 6 кВ
днснаВ ат а рныи  

ка б е л ь
Map*, а U 
сечение 
проб ода

Ми шинель 
ноя d пикет, 

f км
ЭКГ -3 2

Р - 5 0 4  0 -4 ,5 К Ш 8Г -3 *25+ 1 *10ЭКГ-4,6 
эх г - т *
экг ей 'б -  70 1 0 -4 ,5 Н Ш В Г-3*35+1*10ЭКГ- $3УС
ЭКГ -10ус 

~  ЭКГ -128 ' я - т 3 ,5 -4 ,0 К Ш 8Г -5 *5 0 +  1*18

Примечания :

/ Направление ПдЛ-6 п8 от п/ст показано услаВ на 
2 ПКТП- 6/0 4 мВ рекомендуется заменять на пере- 

дВижные подстанции с сухим трансформато
ром пасме их серийного изготовления 

зАля обеспечения контроля целостности зозем- 
ч ляюцей жилы гибкое а экскаба тарного кайел я 

следует применять _кадель о хон тральной жи
лой после его серийного произбадстба.

4-/1° серийного Выпуск П н -6 и  РШ -д прим е
пять приключ отельный пункт  т ипа ЯН НО и  
соединительную мирт у СМИ или С М 2  

Ц в И a ПаМ-ВкВ через каж д ы е 4 0 0 -5 0 0  м  у  ст а н а  Зли.
Т» Вать передВижны е опоры с разъединит елем  
% С Мощность П И Т 17 - д /  0 ,4  к  & и  сечение К Р И Т  -  0,66  
^  приним ат ь 6  зави сим ост и от  т и п а бурст анка. 

согласна m ade. / 4  прим  о щ ен и  я /  (л и с т  в  О )
7 . Сечение зазем ляю щ его прабада определят ь при  

конкрет ном проект ировании
8 Размеры на плане указаны  8  м ет рах
9 УслоВные обозначения см. но лист е 2 6

Принципиальная схем а

С пециф икация элект рооборудован и я

н и
О П У а им е н о б о н ие Тил Забей- изео 

тобитель
Стадия
изготоб
пения

Кол-
Во Примечание

1 ПередВижная ком п- , Армэлегтро .—
Мытная транырар- ПКТЛ- забой ' См ласт
моторная подстанция Q A гЕребак Серийно 2 т ,н г ,  из

2 1 I I
I

-
нательный пункт с пп- См лист
Вакуумным Выключателем 6/200 -

2 И 8, НУ
5 То же, с разъединителем /
4- Штепсельный См лист

разъем PU1-6 2 137

Спецификация материалов
ПН
по Наименобание

Марка
/пип

гостили
типобого
проекта

Размер,
мм

Ед
UJM

Кол
Во Примечание

1 Кабель шланеабый
Высокобортный чи/Гкий кшвг-в 9388-76 L __J км

2 То ж е — — ЗЛЫ 1*6
3 Кабель переносной с КРПТ- 13497-

резинрВой изоляцией 0,06 68 1 1
А Пробод неизолированный

алтминиебый А 839 ВО 1 1 кг *
<515 Тс же, талеалюминиеВый АС -  — 1 1 - ,  --

6 Опара деревянная, См лист
кроме зкито ч мая fltpedSum ШПГ 129, 131

130, 1327 То же, зелобая - — -
8 Тоже, конце бая ------- - 130, 132
9 То же, с разъединителем —

10 Заземление местное Комм.

Лист
34



План с е т и

1 1. " 0 ■. • 0' .•
■ -° [: ■ и
• V о ■■ ‘- *' "• ,'\го ;

-.*■ •
■ о ■ . " ■

От щст

От п |с т ПВЛ-бкВ

От л(ст

Принципиальная схема
Д-3ЦМ20) + ЛС- □

f--------- Г
К главному  
зазем лителю

пп-е/роа

Спецификация электрооборудования

Примечания .
До серийного выпуска ПП-6 применять 
приключательный пункт типа ЯКНО.
Л К Т П -6/0,4- кВ рекомендуется заменять 
на передвижные подстанции с gsxum 
трансформатором после^цх серийного из
готовления.
Мощность ПКТП-6 (О.М кВ ц сечение 

■ КРПТ'0,66 принимать & зависимости от' 
типа'блрстанка согласно таблЛЧ при
ложения \ (лист 8 4 ).
Сечение заземляющего пробода определять 
при конкретном проектиробании.
Размеры на плане и схеме указаны б метрах. 
Условные обозначения см. на листе 26-

N Н
пп. Наименование Шил

Завод изго
товитель

Стадия
и з го то в 
л е н и я Кал Примечание

1 Передвижная комплект- „Армзлектро-
пая трансформатор- ПКТП о забой" См,лист
ная подстанция -a / (U г. Ереван Серийно т  ,1(2 , нз

2 Передвижной приключа-
тельный пункт с баку- С м . л и с т

умным' выключателем ПП -6/+GD КЗ , И 9
3 Тоже, G разъединителем
4 Самоходный кабельный С К П -

передбижчик L _______ 1 1

Спецификация митериалоб
N М
П.П. Н а и м е н о в а н и е Марка,

тип
ГОСТиN 
типовой 
проекта

Размер,
мм2

Ео
U3M кол. Примечание

1 Кабель шланговый высо- ТУ 15 705 3x120 +
км

ЕЛ
*
Q -d
О
CZ

- -

кобольтный гибкий j c r a - 6
КШВГ-6

КРПТ-0.86

022-77 1̂ 35̂ 1*2.5
2
3

то  же
Кабель переносной с рези-

938Й-76 3x15+ 1кь

—
нобой изоляцией- 134-97-58

4 Пробой неизолированный
_8 39_- 80 кг'

________
алюминиевый 120__

5 Провод неизолированный
сталеалюминиевьш ЛС '

6 Опера деревянная
ПереЗбиж.

—
ШГГ.

См.лист 
129,131промежуточная

1 то  же, с разъединителем —  I. —
8 ГЛа же, концебая — — —

КОМП
130, 132

3 Заземление м естное

Д-3(1<12П)+ЛГ.-1 I ПВЛ-бкВ

’2000-3000 J~

ПП-6/Ч00
КС ГВ-З* 120+1*35+1*2.5

О т п |cm

'i
Ш

'Л_
К главному 
заземлителю

З К Г - 2 0 \ СКП

р т м  г а ргnv I План сёгл
Ч ]  с п е ц .и с р и * й и . и и

аб ш е н и е  з ч а с т к а  с э к с к а -  
ром 9 к Г- 2 0 ча  ус туп е  и 6ВР

12 25 006 81  ̂^*ncLh’ с е ти , принципиальная схема.,
Л ист
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■екомешЬемые ларамртры

От п ш

ТаГ
З ч ^ а В а

т о р а

6А-6 кВ
икскаСатсрныи

ка б е л ьМарка и 
сечение 
провода

Максималь
ная Олина, 

км
ЗКГ- 3,2 
ЗКГ- Ч 6 
ЗКГ- 5 
ЗКГ- 8и 
ЭКГ' 6 ЗУС

А-50 4,045 КШВГ-3*25 + ‘М0
А - 70 4,0-4,5 КШВГ-3*35 + 1*10

Э КГ-М че 
ЭКГ- 12 5 А-(20 3,540 КШВГ-3*50 + 1Мб

Примечания:

Спей' иц

{ Налрабление ПВА-бкВ от п/ст показано услобно.
2 Для обеспечения контроля целостности заземля

ющей) жилы гибкого экскабаторного кабеля слебует 
применять кабель с контрольной жилой после 
его серийного производства

3 Для серийного Выпуска ПП-Б и РШ-6 применять 
лриключательный пункт типа  ЯКНО и соедини
тельную муфту см-1 или СМ2

4 ПКТП'6/о.чк8 рекомендуется заменять на перед- 
бижную подстанцию с сухим трансформатором 
после его серийного изготобления.

5 НА ЛВЛ-бкВ. через каждые 400-600м устанаВ- 
либать передВижные опоры с разъединителем.

6 Мощность ПКТП-6/0,4 к8 и сечение КРПТ-0,66 
принимать В забисимости от типа бурстанка 
согласно табл 1 4 приложения 4 (лист 54 ) .

7 Сечение заземляющего проВода определять 
при конкретном проектировании

8 Размеры на плане указаны б метрах
9 Услобные обозначения см на листе 26

л N 
п п Наименование

1!1 | - s 1  ̂j  Я 1 р-
1I .ч ^п-с (

\ (кредитная комплек- (1̂рМЗ’СлРРО - - 1
тная трансформатор- ГМ п- заьзд См JImCiTI
ная подстанция Серийно ч ш ,н2,нз

2 Переббижнои поиклю-
чательный пункт с 8а- ПП - См лист
к уум н ы м  Выключателем -6/200 4 . 118.М9

3 Го же, с разъединителел1
----------

2
ч Штепсельный

разъем РШ- 6 Ч См лист 137

Спецификация материалов
нм
п п Наименование Марка,

тип
ГОСТ ши 
X типового 
проекта

з 1

Ед
изм

КОЛ
бо Примечание

А Кабель шлангоВый бы-

у*
е

сакобольтный гибкий КШВГ-6 3388-76 Г~ "1 км
2 П1о же —  II — 3*16+«6 -II -
3 Кабель переносной с 13497- ---------------- -

резинабой изоляцией КРПГ-Обб -68 -fl -
4 Пробой неизалиробан-

ный алюминиебый А 539-50 1 1кг :xiа>
5 [По же, сталеалкзминиебыс АС — и — ! -и- оса.сг6 Опора деребянная См лист

промежуточная Передёижн ЧИП о 129,131
7 (По же, углобая — и----- -И- 130,132
3 (По же, концебая --- И------ Н|- 130. 132
3 то же.сразъеденителем — -II----- -fh-
(0 Заземление местное - ПОМП

От л|сгп-
ПВА-бкВ ^  А -3(1  *50 - 120)tA G -□ □

От п|ст

П р и н и и п и а л ь н а я  с х е м а

А<-3 (1x50-120jfAC-P̂

К гдаВнами 
заземли тел ю

X

S Т 1
[ 1

Чгк г

ПЙ_ *:6^  а т  щ ст

Л _  j К глаВному 
-  заземлителю 
пп-6/200

~Л_

ПП-6/200

Р[Ь-6< РШ-6

Sj-
>

Т

ф

пп-6/200

КШВГ-6 зкг

ЭКГ

РТМ
12 25. D06-81

Электроснабжение у ч а с т к а  с 36ум я  
э кска в а то р а м и  на уступе и 66Р 
План с е т и ,  принципиальная схем а, 

____________С п е ц ц ф и к л ц и я ___________

Лист
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А -А
п

Специф икация а л е а н ц ю п й о р з д й б п н и я

/• "Г, I
$г\
£  1—

Л
х ^ К ;Я З \ Ч - :ifi

Jfn pfcm nI2
&>■- . 
Кглабному 
а̂землителю

Ш к 1 Ш°- V
I

Г

П л ан. се ши
\0m;nfc(?iJis2

П р и м в ч д н и я :
i П Ш -5/о .Ч кВ  рекомендуется заменять 

на передбит ы е  подстанции с сухим 
трансформатором п о т  их серийного изго
товления.

г. Мощность Ш П -6 /О .Ч к ь  и. сеявнив КРПТ-0,65 
принимать В зависимост и от типа  бзр- 
станка  соглдсйо т а б л .и  приложение! 
/лист Ok ) .

3. До серийного Выпуска ПП-6 применять 
Приключательный пункт типа ЯКНО

4. Сечение заземляющего проВода определять 
при конкретном проектировании.

5 Размеры на плане и схемы указаны  в 
метрах.

Б Условные обозначения см на листе 26.

Принципиальна я с х е м а

JJA'J
П(П . Наименование Тип

оиьой- изго
товитель

! З.-гаОия 
изготовления Кол. Примечание

J ПереОрижнйя комплект 
ная трансформатор-

-
В/ом

„Армэлектро- 
забод1' __ См.лист т

г •
ная подстанция 
ЛересЗбижйой проклю-

. г Ереван Серо/Оно J_ HI J12, из

нательный пункт башо
ным выключателем ПП-6/400 ИР, И9

3 То we, с разъединителем _2._
■Ч. Самоходный кабель- ■ скп- " Подлежит

ный перед бинтик 1 ! 4 разработке

С п е ц и ф и к а ц и я  м а т е р и а л о в

нипп Наименование . М арка , 
тип

ГОСТ илитипового
проекта

Размер
ммг

аU3M- Кол. Примеча
ние

1 Кабель шлангобый Высо- ТУ 16.705 3*120 +
кобольтнь/й- гибкий КСГб-с 052-7/ -1*35-► 1*75 км

2 То we _кшвг Б 3333-75 .Wfi+MO
3 Нобель переносный с ре-

- — - - —

зинобо'и изоляцией J<Pnr-~0,56 13497-56 II -
4 Пробой неизолиробан- ■ и ГГ

Е
ньи! алюминиевый _ __А g39_-S0__ <9 Л к„ УС -

,5 Пробод неизолираВан- — - сы
ный шалеалюминиебый А(Г ~~ -- : 7_J

— сх
6 Опора дереёянная — О-Лист

Промежуточная Передёит. ■Ш(1
ос=г 129, <.31

7 Го же, с разъедини тем - ~ — II ’ ------ '- ■ ■“
8 То же, углова я — - II - 130, 132
Э Заземление местное '

. 2 9
■От njcm pm

r . A-3n«jgQ)tAC-l— 1 , у

Д £Г ~  ~  ‘TooF^ooT

ЭКГ- 2 Q

Л&Л-БкЬ

1 3

3 К Г- 2 О

ПП-6/400

пкгп-Ш Ь/б

скп

&кь От п/ст Ш

"к1<а6ному
ч| | - - 9  заземлителю j . ^

= ■  пп-6/чоо к  г 1

ТГ КС ГВ-3* 120 •* 1*35+1*2.5§

Д-3 (1 *1 2 0 ) + АС I— ч
"8A-6 jii. отщст чг

7 3  ,К главном:* 
заземзштелю

лп-6/чоо

КСГЙ -3*120+ f‘ 35+l*2.5

ЭКГ* 20

РТМ
12 25.00Б-В1

Электроснабжение участка с е^кстбато- 
рами Экг-20 на з с т ^ е  а* ьВР 
П л а н  с е т и  . п р и н ц и п и а  г .ь н о т  г .л с м а  

_ ____.• - - -' j н а и:', j
_! И Ij
37



Р е х о м с т /с ^ е л г о /е  /? а р а х г е /7 7 р о /
рис/гре^аситеабяой сети 5x6

97аа эхсхо&г/аора 55-5x5 ЗЬгбеаб охскабатара

^T/ri/i/puxapup урехт рааРсрубобаяая
яа

отгаяе
яа

УЗяу/хе
л/лэкаасегеное
трабада

ха«сшшь //акР/а- 
ХГ, XX.

ЯСС
атгояе

Яа
угяубхе

ЭК г -3,2
зкг-гу
ЗКГ-3.2У 
ЭКГ- 90

Д -5 0 40-4,3 ШбГЗ*Э5Я*/0
Кш*г-3*25*/*/0

уу?
ПП. /Ага»ге//аЗ<7//с/<9 /77аа

ЗабОУ азга- 
т&батедб

С/оаг/м?
а&а/тг&б-
жясле ЛЬ. /few/e/ая.3.5-40 КШВГ 3US440

ЭКГ-4.6 
ЭКГ -5

ЭК Г-3,2 У
д -so

4,0-4,3
\КШ8Г-ЗКЭЗН*10

КШв/-В-2Ь*МО i РареОбг/рсрах хама- ,/рмэл’СЛ/ПрО
экг-4о 53-4,0 КШ/Э’ЛОУО хахтхах траяерарл/а- ах го - /обод" Сх лас/а _

ЭКГ-8Н
экг-4о 5-70 4,0-4,5

кшвг-з‘эз*ею
K08f3*JS*UlO тархан /гаОс/яоясгг/я с :  ~Ms е бребан Серийно 2 1И.И2.ИЭ

экг-6, зу Я 55 3S-4o KO/Sf-J*S0+/*t6 г /̂ ааббажяаа ярс/кя/ага- -
ЭКМ2.5 экг-е.зу д -и с 35-4.0 №вГЗ*5&*/>/6wer-J*3<i+f*t8 теязяо/о яуяхт с За - /Зн.гоет

Л р и м еч а л ш :

(  //алрибяеяае//6 /76x6 от  Year яахгхуаяа 

Услобяо.
2- Д ля абееяегеяоя хаятрояя //еяасяаетя 

заземляющей оуеаяа/ егх/газо жсха/Ягтор- 

яаеа лягЯзгя сяеЗует ярал/еяяя/О ха/еяд с  
лштрехдяоа ж ояей/мсое езееерса/яезо&сеус'хс/.

3. бб/б'б/сАхбрехом еябуа/яея уамеяята яа 
//ереЗ/ажжУ/а ш/г/яая<уол? с  ехкум  

ма/77арам /Гааге его Сфоаяего a/&oy/fa6em/fo.

4. Д а  еерояхаю бз/яуеха /7/7-6о/У6-6/4еамеяяа7б

//рахя/егатеяОл/о/г/ яумгт ага/га' //ЛУ/З/о 
саез/аяа//аеябяуяр м арт у /w /а хя  60/2.

6. //а  /75/7-5x5 серее харсбо/е foff-5272/м

уе/агтрабаг/батт/з я^ае^Даж /о/е. оха р о /с  
раз&сУаяалгелеег,

g  /Дргрр/хтО /ЯГ/Т/'/До/хб я  eer&vae оррурох 

яраяг/мс/тб 5 гаЗс/ес/моу/яя а/а япога Д ха-

ХУУА/ЯС/М 6o/XaWOr&M3*/. /7/7-6/300 г П8, Н9
3 /77а же, ероэаЫаяаглгея /
4 ////сеяоеябяс/орг&зем Яга-6 г 137

УУ?
ос //аямояабггяоо

Марла,
/7Г/Л7

га е /
адаЯ£/7K////?CkVi/гаоеххга

Яалшр,
Л/Л/2

60
шлг Га/ //аал/е/У//.

/ бабеод саоахгобь/й £6/-

\

*

СОХоЗоядтяс/а гоСхос/ Ха/вг’6 УJ33/3 I I /ТАГ
2 /7/аж е — — }*/б+/<6 — ------------------
3 /Асбеяд аереяееяаас

р&эаяаЗоа ггугшрс/ег/ ХУ0Г-066 /з/у7-аз I I — —
9 Даабгтб яглаохарабая-

яо/а оЯгемаяяеРг/г/ Я ззу-ха I I хе
5 /770же, гшгеатм/ноеб. /7 0 L  " М

См /00075 //лора беребяяяая
яромужуятауяая 7р&&а/гнах шт. /29, Ш 

no, /32
/30, /31

" 7 /77а же, уеяобая — -------

д /77а же, хаяребая - — -------- — -
9 /775же, гррагЛяак/гдгм —  </------ —
ГО Зрэемялуае л/есягяее Копна

е/саяха сз&гао/а /аабл. /А гтралаженоя /  (моет54) 
7 Раомесх»/ яа /ах/жр улу/аа/иах 6  м ет рах, 
в. Рсаобяо/е абаэяаг/еяг/р см. //и  ли ст е 26.

п т -
6/0/i

Р Т М
12 2 5 .0 0 6 -8 )

Змех/77рас//аО у/егггге у а я е т х а  с у О/оух 
ухел7/£а’///а//ам ////y/v/sys/y аО яам  я а
УО Я уЗ я е О  0 /jP  /Т /Г а я  СО/77£/, /7 //////t /// - 
r/i/УS/О Л'(/Jr1 г', 'КРЛО./, CV/Py U рС/ЛУ:Я/(/у

Лист
ЗВ



С п е ц и ф и к а ц и я  электрооборудования

л л  
п п наименование Тип Завод изго 

тобитель
СнЮО Q1
изго'поВ
Ленин кол Примечание

{ Передвижная комп- „Ярмзлектро
лект ная т ранст орм а- П»ТП 1----- 1 завод ’ См лист
торная подстанция -  6 /0 ,  4 г Ереван CbPUUHO г , Ш , U2, из

2 Передвижной пяикмю-
чатемный пункт с За- См Л ист
к у у м н ы м  вы ключат елем П П -6/400 г 118,119

3 То же, с разъединителем ' /
4 Самоходный кабельный с к п - См лист

передни тик L = = J г f t *

От п/ст

Примечания =

/ пктп - 6/0,4 к В рекомендуется заменят* на 
передвижные подстанции с сухим г п р о н с ф о р - 
мотором после их серийного изготовления

г Мощность ПКТП-6/0,4 кВ и сечение крптодв 
определять 6 забисимости от типа бурстан- 
ко согласно табл !Ч приложения / .лист ВЬ.

3 До серийного быпуска ПП-В применять пяи- 
ключательный пункт типа Я к но

4 Сечение заземляющего пробода определять 
пни конкретном проектировании

5 Размеры на плане и схеме указаны 6 
метрах

В Условные обозначения см н а  л и с т е  2 6

Принципа альная схема

Спецификация '  материалов
JTJT
n/n Наименование Марка„ 

тип
ГОСТ или
типовогопроекта

Размер
мме Ед

U3M КОМПримечание
i Кабель шланговый бысо- ТУ 16 705 зчго*

Е
асAjО
0.
С:

с>

кобальт ный гибкий ксгв-в 022-77 4*354*25 км
2 Та же кшвг-в 3388̂ 76 3*164*8 — Г)
3 Кабель переносной с ре- КРИТ-

зинобой изоляцией -о,вв 13437- 68 \______| 4 _
4 Пробод неизолированный

олюминиебый я 839-80 120 кг
5 Пробод неизолиробанный

сталеолюминиебый яс ~ Ь - 1 1
6 Опора деревянная См лист

промежуточная Передбиж шт 129,131
? То же, с разъединителем —“ П -- -

-a То же, концебая ---  >Г --- — и — t3o, /зя
э Заземление местное Комп



П . Эл е к т р о с н а б ж е н и е  у ч а с т к о в

ПРИ БЕСТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЕ РАЗРАБОТКИ
)

РТМ
12.25.006-61

Эл е к т р о с н а б ж е н и е  у ч а с т к о в
ПРИ Б Е С Т Р А Н С П О Р Т Н О Й  С И С Т Е М Е  

Р А З Р А Б О Т К И
Лист

АО



н ч

Пл а н  с е т а

Примечания:
\ Для обеспечения контроля целостности заземляющей 

жилы гибкого экскАвлтооного кабеля слебает применять 
кабель с контрольной жилой после его серийного 
произЫ стба

2 Сечение заземляющего пробода определять при конкрет
ном проектировании.

3 До серийного выписка ПП-6 и РШ-6 применять при- 

ключательный пункт типа ЯКНО и соединительную муфюу 
СМ1 или СМ2

4 Размеры на плане и схеме указаны 6 метрах.

5 Условные обозначения см на листе 26.

Принципиальная схема

Спецификация илвюпрпоьоР’Удовлни'!

к М
п п Наймем обание т и п изгатобитель

иФГ 1
изготоЗ
ления

Кал Примечание

_ < 'ёРгдбилсная ^комплект 
ная трансформаторная - - — -  - 7м лисггР
подстанция 4 0 0 0 /3 5 * Ч 107,308,код

_г_ Лередбижнои приключа-
/пельный пункт ейакуум-
ным Выключателем 1 пп-в/лоо 1 См ли ст

3 т о  же ЛП-6/200 2 ив,Н9
4 Штепсельный разъем РШ -6 3 337

Спецификация материале!)

я я
п п Наименование Марка

тип

ГОСТ илиЧ!
т и п о в о го
прОЕ^та

Размер
м мг

£д
изм Кол П р и м ечан ие

1 Кабель шланговый бысо-
кобольтный гибкий К Ш В Г - 6  , 9338 -76 i'50+Uib нм 0 4-

2 Шо же — < — — — 3*25+V10 0 5
3 Пробод неизолиройан-

ныи алюминиевый я 039 80 95 кг
4 то же — —  — 50 —
5 Провод неизолиробан- В

ный сталеалюминиебый л с —  ■ — о
6 Опора деревянная Q-Cf См лист

промежуточная ртацион 3 407 85 ш т О __127____

7 ГПо ж е , углобая - „ ■- 12В

8 (Ноже, отЬетбительная - „ _ - , — - (25

3 то же, с разъединителем --- К---- _ 1_ 133

1C Заземление местное

ПР-6/200

■ ц .

Р Т М Эпекмсосбмгчир у<,"'т  ggr 1е - с
17 75 ВПБ 81 Р\аи :е' „ -

Пист
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П л а н  с е т и
Примечания :

f  П Н Т П -6 /0 ,4 - кВ р е ко м е н д у е тс я  з а м е н я т ь  
на передбижные п о д ста н ц и и  с  сухим 

трансф орматором  после ил серийного 
изготовления.

2. ' Сечение за зе м л я ю щ е го  провода опреде

лять при конкретном проектировании.
3. Для обеспечения контроля целостности 

заземляющей жилы гибкого зксклбатарного 
кабеля следует применять кабель с ко н т 
рольной жилой после его серийного произ-

- бодстба.

4. До- серийного бьщ уска ПП-6  н-РШ -Б  приме- 

.н я т ь  приключательный п у н к т  ти п а  ЯКНО и 

соединительную муфту СМ 1 или СМ2.
5. Размеры на плане и схеме указаны  8 

метрах.
е. Условные обозначения см, на листе 26.

Принципиальная схема

Orn nfcrrT

Д -3 (1 *35 )+ а с - [ П  ВА- 6 кВ I i п | | а л - в к в А-з(1<35)+яс-а

С П 9 Ц Ы ф и н т ш я 'т р п о & о р м д о б а н и я

л1 Ы
п п. Н аи м еновани е

I
l Т ,п Зпоо с-и з

готовитель
Стадия
изготоб
лени?!

КОЛ Примечи-:.
1 Пгредбижная ко м пл е кт ,;,прмзлект-

ная трансформаторная 
подстанция

ПКГП-
-.4 0 0 /6

розабод" 
г Ереван ; : сийнО f

дм.лист 
111,112

Т Передбижной приклю
чательный п у н кт  с&а- См. лист
КУУМНЫМ выключателем ПП -5/200 1 на, не

3 То же, с разъединителем 1
к Передвижной приключа- /7оЗл e/Kisrrr

тельный п ун кт  на35кб .ПП-35/300 1 pcrjjO о Лотке
5 Штепсельный разъем РШ-6 Л См- лист '/37
6 Самоходный кабельный

передбижчик на /7а Зл ejtv/n
35 кВ - 2 />^зр а т*ге

7 К р а н -у ко си н а 2 См.лисгтк

-
Спецификация материалов

НМ
п.п. Н а и м е н о в а н и е М арка

ти п
ГОСТили 
Нтипобо- 
:о проекта

Размер,
мм£

£д. 1 
изм Кол. f1римечо.ние

Л кабель шлангобый бы- н ш в гэ - ТУ16-Я55.
сокобольтныи гибкой - 35 522-73 3*70+3*16 км 2,6

2 То же кКШВГ-6 9383-76 3*35+1*10 -.1- 0.4
3 Тоже — , — — ------- 3*16+1*6 -1'- 0,2
Ч Кабель переносной с

резиновой изоляцией КРИТ- 0,66 13497-68 3*70*1*25 — Ц — 0,4
5 Пробой неизолиробан-

ный алюминиевый я 833-30/ 35 кг
б Пробой неизолиробан-

ный сталеалюминиебый 'Т с ‘HZ7— 120 -и - т
Е

7 То же - — 1. — — " J Л а£.СЪ
8 Опора деревянная 

пром еж уточная
а См. лист

Стацион. шт.
а_CZ 124,125725

Э То же 3.407-35 о (27_
10 Та же, :угловая — и — ---- „ — - II - СП (28
11 То же, отбетбительная _ : и — _(2В__
12 То же, с разъединителе^ -л Гзз
13 Заземление местное Комг.

-3*35 + 1*10 
РШ-Б ЗКГ-8И

Р Т М
12.25.006-81

Электроснабжение пиаст
ром ЗВ0-100.70 И ойР 1 
План с е ти  , прими..<рс- - 

с п е и, и © м к л -

: эксхсЧ а -. г к  ры ш е-■'я c;<rv
а тс ![ .Лист 

4? J
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П л а н  с е ти

Рекомендуемые параметры 
распределительной сети 6 кВ

Шип экскаватора Магистраль Отпайка от 
магистоали

Экскабаторный
кабель

в На Вскрыше добыче
Марка и 
» а е

Дли
на.
км

Марна и сечение 
пробела

Оли
на,
км

На
Вскрыше

На
добыче

ЗШ-10 70 Э К ГЧ б fl-7 0 О* Д -35
ш
О КШВГ-ЗкЗЯ- 

♦ 1М0
КШВГ-3*25

М ИО

ЗИМ5 90 ЭКГ-ЦИ Д -9 5
oq

Я -7 0
UN KUIBFMfc 

+ И 6
КШ8Г-3»3&

И«10

С п е ц и ф и к а ц и я  элек трооОо р^д обани я

N(4
П п Н а и м е н о в а н и е т и п

За б ой -
-изготовитель

С -с д и я  
и зго то б  
лен и я

Кол Примечание

4 П ередбим ная ком плект-

— 1

Д|Ю эи 10 70
п кт пмая трансформаторная л к г п -

побстониия -4000 /35 -2500/35
г Передбижной п риклю ча- -

тел ьн ы й  п у н к т  с б а к у -
i См листумным выключателем ПП-6/ЧОО

3 Го же П П - 6 /200 1 И в , и 9
4 Ш тепсельны й ра зъ ем Р Ш -6 г /37

Примечания:

< Для обеспечения контроля целосности 
заземляющей жилы гибкого экскаваторного 
кабеля следует применять кабель с конт
рольной жилой после его серийного произ- 
бодстба

2 Сеиениа заземляющего пробода определять 
при конкретном проектировании

3 До серийного выпуска ПП-б и РШ-б при
менять приключательный панкт типа
ЯК НО и соединительную муфту СМ-1 или СМ2

4 Размеры на плане и схеме указаны в метрах
5 Услобные обозначение см на листе 26

Спецификация материалов
л л
п п Н а и м е н о в а н и е М а р к а ,

т и п

ГОСТ или
типового
пооекта

Размер
ММЙ

ЕЙ
из* коп Примечание

1 каб ель  ш л а н го в ы й
высоковольтный ги б ки й КШВГ-6 9388-76 1 1 км _ ________

2 Пробод н е и зо л и р о б а н - Е
ный алю м иниевы й я 839-80 1 1 к г * ______ ____

3 Та же, сталеалюминиевый AQ — — 1 1 -rl—
4 Опора д ер ев ян н ая с= См лист__

п р о м е ж у т о ч н а я С таиион 3407-85 ш т z m ~ —.
5 Го ж е ,  у г л о в а я ----- К ---- —  п — — И — ое= 12й

6 То же. ответвительная -----Г| — — 1| — ~J26
7 Та же. с разъединителем — - к — - I I * ГЗЗ

8 Заземление м е с т н о е К0М1Ц ___ _

Принципиальная с хем а



* ?
У l

,.v
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л-л

///7амеуаяия:
/  Для ейж/гемпул Ator/np&nr уеласлглег’лгг/аа̂  

SetMW&ty&y желе/ гм/леге жслаУггляб̂ глаеса 
летОе/гя сл&Суе/т/ /7/?с/лг£ш?лгд /гетЯеле слтел- 
лтргаелеа с^/хаеД /тесле 020 сдег/ге/е& е лр&г/е- 
АеСе/лАа

2 Сеуееее е/Тзел/ля/ее/еее /7/йе&Дг/
000 ̂ 70000/77006/ /̂ 00Л//7й/Я7&7Л'7///

3 Д о  Сфтс//2//0<30 Д м /гяапг /?/?-& <у/>гг-£ /p& w e- 
Я Я /770 /7/70У Л / 0У 6Г/ 3/ е л 0Л '/ Ь 'г7 Л Я 7/ Г /77 /77000
J2/7///70 006̂ 000/7700000200/0̂ 070 &//&Г0СЯЯ!

4 Я&А/гре/ //0 7 7 0 0 0 0  0 0 2 0 0 0  уяазела/ А а/с/л/тсл
5 ДолеАле/С 0^720070000 & tf 00Л//С07С 2 ff

/?рия#и/ша/гбяая схема

С л е ц а р а а а ц ш  377е///77д/7(/Д/?/7у/7(?За//////

м
п/о

Зсел/еясЗеес/е /77ш За&/яС ее-
го/ггаОелге/й

Уаза//О#
ШЛ77?<?6

лелея /Ьи //Ъ'лге/'б’Л'

/ ЗереСЗелст/аА /ге/к/г/гея/а
лая /7АТ/7- СА/ /ШС/П
аеО сл/алеея 3J/7/7/JS / W7,106,109

2

1|jh1

Уа/свабяьш /73///Я07 с
/х/АбУ0Яб/03б//лл/г/7//мел /7/7 d/foo t Смялс/л

3 /77/7 ж е а се/га е / 118, /19
4 Ш есесеебя^г/ уозэем />а/-б / 1Ъ?
S Сеяс/сУ ло/е лебелб  - СА77- J7A7 /70 С** лист

W  лереУ Сеж уwr -/гее/Ате е у̂еззамяз Ш аеа г 1t/4,tt/5
е Арал- уяесгж е г 17/6

С /7 е а г£ ф а л а а а я  л га яг& геб м & д

м
я/л

S/ffi/sr&YO&zvz/e /Щ сяа, Я Ш
Saeff/rwежяг/г

Уез/гер.
Ммг С 0

ЗАЛ/ т /fe'tfft'O'A'

1 Т/айязб амт &Аб/е &*#•
геХатгбтшё беЗл&е лге/вг-6 9J38 76 3*тл*м АЛ/ 76
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0ЛЛ70ЛЛ0е6б/0 я № 80 /se AS
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S /77/7 ж е —  — — J S —  -
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1
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1 1

—
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Л 127
8 /77еже, е&ее&яз — — . — — 128
3 •Реже о/л&зяУе/я&б/игя — — - 128
/О 77<г ж е, с/ю зееЬ& аглгА* ---------------- — /33
// Ja i& ta ee& e *геязгл&е Кот

ел е - 7 '0 -7 S W  
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' 12.25.006-81 /7лая се/т / прим еелеелблая схема, 

слецоф/у*ег£/0е 45
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//00/70/70/770 /704/АЛ/У1/0’/77'е,3?5‘Л'<9/4/'/7УЛЛ/77 
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/7-3(f*J4>)<-/7C- □ [

Ш * в  _  е ь л ъ я ,
т Г п ^  ^
*  I

У  <3774770ЛЛА7У 
' 30& 83И /74//77А 77Л 7

77/7-£/&Ю

Дт? 77/С/7? У ?
#. -s, Л,— -— У<37а&г<яну 7>п у оао 11 /азелгло/т/елл/

00/0/^00

№
"//? Д 4 7 4 /л ге //0 /$ а г//г /е 0747/7

0 4 7 5 9 0  4/3447  
'77478<У/Г7&74>

С /Я& У444
4/34477Я44
5 //0 //С /Л

М а л /% ?09<?У03>

J _ /7eped£47J7C774747 /7J74/A#J4?Y£>
/47046/7640 /7У Л А /77 С  0 0 A J /-
7/9044779 /$4>4/0/Н 7</Я //74У7елГ /7 /7 //7 /0 4 7 3 1 С л е м /г /я

2 /7 7 о  л е е /7 /7 0 /7 3 4 7 1 118,119
3 Ч //77е/7С е/7б//4>74//7 33 2474 * W 0 1 137
4 0 0 3 /0 X 0 0 /7 ^ 0  Л 04 0У З Л З /О 4 7 Л /7 ' зт м 0 0 5 /93 4 /4 ^/7 7

/7 q p e d 8 4 /j/e < /4 //r -/2 /7 4 7 0 5 0 г  Р С 5 о у з 0 з е л у з у 2 1ЧЧ, 195

& /e 4 /u p /r x a ////J 7  м а я /е р т /а у /с Д

я п -

”/а

I Л /0 4 7 А 0 ,
//0 0 /1 /0 0 0 0 0 0 4 7 0  1 777077 1

747С ГШ 4/
//'47414347 
4/9447Л779- 

£>*/770
Я а зз /е р ,

79»fi

5 5
Ш З / 0473

1 Х а/З езб  {о у? с4 //го /> б /й  З л /с о

К Ш В Г Т 4 0

7 0 0 0 -  
2 /3  7 2 Але

—
А 0& 1 930 7О Я /0  3 4 /0 7 /4 /4 / 3 *3 5 *3 *7 5 2 5

2 /Д о  з /с е ш в г  S 3 3 8 8  7 5 3*35*1 *1 0 — -0 /

1

1
*

---- _
3 /7/7470470 0 0 0 3 0 0 0 0 7 ^7 0 0 3 /4 7

4ZJ7/47S/O HO e£4>44/ 0 8 3 9 -3 0 3 5 А /

4 ffi/J C e , Г/77000г07/0Л 0//0б>8£/0 0 С 1 1
5 C /747fl47 0 e /? 6 > £ j? ////4 7 J7 С /9  30 9 /74

/7/747/7Г04УС У/774? V //47J? C //7 !7 ^i/tJW / 3  4/77 8 5 - — 44/771 12?
128

128
6 Я 747 0 0 0  У 3/747047У

7 * 047 Ж 0 , 4 7 /7 7 & /P P /0 7 0 ///W 0 0

8 77<?,КЗ , 4704ГО 5400Л007£>39л4 __„ __— 433

9  -?47J<?M /747/4/£> 3 /̂ 9 9 7 X 0 0 0 Ш ПА

Ш ЗГ -3*35+0/47

jy r-y/ f /ЪУд

CX0V200//00

ш а г-з *3 5  +J*/6  \
* £ = = С _ _ Ь ^ О

Ж - 4<7#э

РТМ

\ п  5006 -81
3 /е г //7 р о с л я 4 1 ^ Г б У //л ‘:  у  / я / / / я  о  м е г а  Л J l u r r
07/074003/ 344/ 7 7 8 5  /Г  ^А /Л У Л /Г  У
'огл'Яс'/я-о у«/  ̂w  'лы/о* гм>м</ 46

_________< t ’i~, /V w  V 7/77 —------1---------------



План сети

Примечания:
/. Д л я обеспечения контроля целостности 
заземляющей ж илы  гибкого экскаватор
ного кабеля следует применять кабель 
с контрольной ж илой после его серий
ного праизВадст&а. ■

2 Сечение заземляющего пробода опреде
лят ь при конкретном проектировании.

3 До серийного Выписка /7/7-6 и РЩ-6 при
менять приключ отельный пункт т ипа ЯП  НО 

и соединительную муфты CM f или СМ2
4-. Размеры на плане и схеме укапаны 8 

метрах.
5. УслоВные обозначения см на ласте 2S-

Принципиальная схема

ВЛ-6кВ

От п/ст

A-J/ч*т )* а с -1 I
S0Q-110Q т

' ) Ь _

_  _ r ^J
11 ' 607-6кВ
L r r r r r 1A-3(t"№ J-*AC- □

“  ~Jo(Ftm  11

h o .  - - f

Спецификация шнтрооборадо&ания

ни
л.п НаименоЗанив Тип

За6од  и з 
готовитель

СтаОия 
изготоб- 
ления

Нол. Примечал
1 О ер е д б и ж н ая  ко м п-

л е кт н а я  т рансдю р- ПКТЛ- Ом j ист
мот орная подстанция -6300/бс i 107, f Q8,io$

2 //ер ей б и ж н ай  п р а кл /о -
-

нат ельны й п у н к т  с 6о См лист
куумным Выключателем 00-6/030 1 Щ,1*9~

3 То ж е 0/7-6/400 i —

4 Га ж е /70-6/200 /
5 Штепсельный р оз зет 'Р Ш -6 i Ом лист Y /37__
6 Самоходный кабельный око- ~ЭГМ ~ /7о ^ 2~

'передЬиж чик -tsoo/w г. Ж данаВ заказу /49, /05
7 К р ан  - уко си н а 2 /46

Спецификация материалов

УН
Ьп Наименование

АО орка, 
Тип

ГОСТ илиH i/пило- 6020 П0О екта

Размер, 
мм2

£ д
изм Кап Примечай

1 Кабель шлачгабыО
бысокабальтный гибкий КШВГ- 6 9388-7$ 3489*1-35 км 7.5

2 Та ж е ----# ---- У7ВФ16 —я - 0,4
3 То ж е — «— —  / ,— 3*35*1 ж19 - 7 - 0 J
4 |ПроЬод неизолированный

алюманиеВый А 839-99 /85 кг
5 То же — ______ —  ( — 120
6 ' То же.сталеолюншние&уй АС — -// — | | - я -

!
7 Опора деребянкая См лист

промежуточная С  та циан 3/07-85 Ш/TJ 1
~ /27

в То же, челобая ___  „ __ __ и___ _п _ /28
9 То же, отбетбительная — — - ___ /28____
10 Го же, с разъединителем ----- „ — /33___
11 Заземление местное КЗт/, .

РШ -6

лп-б/гоо

I А -3(1*120)+АС-1— I

Г 500- 600

п а -6/400 

КШЬГ-3*7й*МЗ 

РШ-6 ЭШ -/590

д ,0
А-3(<*f20)НАС- П  

500-600

т -в/ бзо

СК/7-/2ПО//5С ОШ-25Ш

КШВГ- 3* 120- f*3i РТМ Электроснабжение'.......... ..........участка с экскабо-
т  ар а м  и  Э ш -2 5  *00 и  ЭШ /5  90 н а  бсгрыше 

 ̂ ОконАП о с п л с  ол I (9:лауснгн»пя сэстемсг а ̂ оггки 
\с  Zj ULI О Ш я  ^ с^ч^ыГиСпьная схеме/ ел

Лист
4?



й-fl

До ап сети

ЭИ) 40 85

20
00

-2
50

0

С пециф икация ялелт рии^прп/п/илия

Д/оцмеоамия ■
/  Д ля ff£ecneve#ao /коятром //еяостяое/яо 

зазе/Шя/яо/ес/ ж ило/ея^гягя лг/зга/а/я/р- 
яого Kfftf&r# /П/еРуя/гг ярял/еяя/яу яаЦ&гЗ 
с  коя/77руя5яо42 ж & (ряяяуеее его ееряг/яеео 
ярг/язОя/с/яОа.

2. Мо серашяе/?/з/руера/7/7-U(/oj я  рзу-о
ПфУМ?/W77/ Яря/ГУ/УУ/ГУ/Я/МяУ/// РУЯЯ/Я 
я/яяя/0ЯР47 я  ПУегй&гу/гелбмуА? мур/яя СМ1

" Я У Я  Ц Л /£

3 С еуяяш  пряАг/я/? f/t-Pf/OJy# с/яре/я/у/т/б
яря лряеу/яя/я/Руу/яя

4 /2/5А/СрЗ/ РЯ РУУЯе УЯРЯ/Яе уяяуя//о/45 
Pfcmp/ZK. *

5  ///РЯ/ЯЗ/Я Я/ЯЗЯЯЯУЯЯР СМ //Я Лб/УРУЯ <?£

ко?
"//г /'я я ж ея оба я и е /77яя

Ja/ я /  
/яготrfar&tb

O/raifo#
У/гУТЮД-
уут/ш

42н

1 ОереССояяоя яряжяя?- ~~~~~
зтяяубУ/хялтггсбзжтО'м-
ЯШ  Ош /г/о уатг/е/гелг ПП - iQjliOQ / 0*1 /0С777

Я /77<?рс/ ПП-61200 { Нй,П9
3 ОТярсе IW-G/Ш 1 '
4 4Р/яе//0еу2яд/яруузем РШ-6 7з?
S СЯ/ЯЯУЯ/ЯУЯ ЯЯреЖ  ' С КП- ЭТМ /Х0 0 «  /ист

я ш  //gpg/O oJKVo* U0Q/150 г ЖданоВ зонелу 2 /vv, M s-

Спецификация материапоб
ЫЖ
п/а 7/аяжя//яОаяяе Маржа,

/774/0
ГОС/Я/Я
■ ш А/?/747е*/г?а

Яазмер
ш г

к/ojm>42*
1 Оа/Геяд гг/ЖЯ/гя&//<у /ШЯ- тУми-

ляОатшяй/О гяОжяя КШвГТ-10 219-72 3*95446 ( Г М -
2 /77яже кшаг-6 9383-76 3*704*16
3 /770 же — -------- — - — 3*354*10 -V - ---  %.

А 1/0 0 / 0 /  яеяяяяср/я/уя -

>

04>/Я ЯЯ/ЯМЯЯае&/б7 - Я 333-54? 1 1 кг —

5 Реже, сяяяеяел&/ее//еОл/ё ДС — „— L 1
В Опору /?£ребя////ая 1 £н/04'/Г7

ярял/ежу/яяунад Cmytwep//\Jte7-3S шт /2?
~Т /77яжг, уеяя/ар — ■— ».— /28
8 Ш Же, 4?Я7&‘//7/&//7/еА&Н0Я __ //___ —  /X— /26
9 /Ряже, жяяяеОяр ----Г/,— __ у__ — /28

40 Оояемяеяяя л/ес/кяяе йлм

Д р и п ц и и и а л ш я  схе м а



Спецификация электрооборудованияЛ-Д

План сети

"Примечания:

\. Д ля обеспечения контроля целостности 
заземляющей э^илы гибкого экскаваторного 
кабеля следует применять кабель с контрольной 
зкилай пасла его серийного производства 

г. Сечение зазетляющего пробода, определять 
при конкретном проектировании.

3 До серийного выписка ПП-8 и РШ -6 притенять 
приключательный п ун кт  т и п а  ЯИНО и 
соединительную масрту CMI или СМ 2^
Размеры на плане и с х ем е  указаны  б м е т р а х .  

5. Условны е обозначение см. на листе 26

N fti
п п Наименование Тип Забой изго

товитель
СтаОия
изготов
ления Кол Примечай

< Передвижная когигшк- %
тная, трансформо- ПК ТП- Смлист

"торная подстанция Ш Щ Г ~ 1 107, ГО 8, /09
2 ПередБиорнаО принлю -

См.листчательньтй 'пун кт
с вакуумным Выключат Л п -6/400 i 118, из

3 Фа эке ПП'6/200 г
4 Штепсельный! разъем РШ-6 3 /37

Спецификация м а т е р и а л о в ,

NM
п, п. Наименование Марка

тип
ГОСТДли
типовогопроекта

Размер
м тг

£<Э.
иэт Кол При меч

1. Кабельшланговый бысо -
кобольтный гибкий КШВГ'6 3366-76 3*70-*Н6 т оА.

0,8

—  -

г то  оке — „— —  0 3'?5+)'Ю
3 Пробой неизолироЬан-

ный алюминиевый Я 839-80 35 
10 '

кг_
и—к то  же - к —

5 Шо эке.сталеолюминиеБый дс ----(Г— 1 1~ч-
7* cm. лист6 Опора бёреВянная

промежуточная стациои 3.4Q7-35 шт, Е
го
с

о

127
128 
128

7 Шо ж е , угловая — и— — —
в Шо же, ответвительная — — . -----,,— — г-
Э Шо оке, с разъединителем — „— —и— £Г /39
IQ Заземление местное КОМ.

Принципиальная схема



С п е ц и ф и к а ц и я  э л е к т р о о б о р у д о в а н и я

сети
П р и м е ч а н и я

1 Д.Л я ОБЕСПЕЧЕНИЯ к о н т р о л я  ц е л о с т н о с т и  
заземляющей жилы г и б к о г о  э к с к а в а т о р н о г о  
к а б е л я  с л е д у е т  ПРИМЕНЯТЬ КАБЕЛЬ С КОНТРОЛЬ

НОЙ ж и л о й  после его серийного п р о и з в о д с т в а

2 Сечение. ЗАземляющвго провода определять 
при конкретном проектировании

3 До СЕРИЙНОГО ВЫПИСКА ПП- Б И РШ‘ 6 
п р и м е н я т ь  ПРИКЛЮЧАТБЛЬНЫЙ ПУНКТ ТИПА ^КНО

и соединительную м у ф т у  СМ1 или СМ2 
^ Р а з м е р ы  на  п л а н е  и с х е м е  у к а з а н ы  в 

м е т р а х

5 Условные обозначения см на листе 26

А -3 ( .1 * 3 5 )ч -А С -  Г '  )

П р и н ц и п и а л ь н а я  с к е м  а
от^ т

ВЛ-БкВ ' l| ВЛ-ВкВ 
---------  " U  Jr^r--------

A - 3 ( U 3 5 )  + A C - J Z 3

/К1иВГЗ’И2Р->1х35 ЗШ-25 100

NN 
П П Н а и м  е н о в а н и  в Т и п

З а м д
ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Ъ А ДИ Я 
ИЗГ0Т06 
лени к Кол йримечдн

1 Передвижная  ком-лвкт
МАЯ ТРАНСФОРМАТОРНАЯ л к т п  - с.м лист
ПОДСТАНЦИЯ -6300 /35 1 107,108,1в9

2 Передвижной прнключа-
ТЕЛЬНЫЙ ПУНКТ С ВАКУУМ* .

НЫМ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ ПП-Б/БЗО 1 СМ лист
? То ж е ПП-6/2D0 2 J< 8 ,H 9

137V Штепсельный разъем РШ-6 2
F Самоходны й  кдвельный СКП з т м ПО

'Т ~
см лист

Uf4;передвиж ник -1200/150 г Ж данов ЗАКАЗУ
6 Иран - Уко сина 2 146

С п е ц и ф и к а ц и я  м а т е р и а л о в

ПрнмечлнН а и м е н о в а н и е
М а р к а  , 

ТИП
ГОСТ ИЛ«к1
ТИПОВОГО
ПРОЕКТА

рАзме?
ММ1 f A

изм КОЛ

27
1 Кабель шланговый высоко 9388 -

Т

ВОЛЫНЬЮ ГИБКИЙ КШВГ Б -76- 3*120*1 *35 км
То же 1 — 3&25HMD ОВ

ъ Провод неизолированный
■J

>>
£

<ъ
с>
Си
с:

о
СТ7

АЛЮМИНИЕВЫЙ А 839 80 0 КЕ

4 То ЖЕ - -  - •20 -

S То ж е --  — —  1 35 - -

6 Провод неизолированный

стАлеллюмини АС — — ---- 1
7 Опора деревянная 3 НОТ - CMJIHCT^

128
_ 1 2 8 ~  
J ii__ ~

ПРОМЕТНУ ТОЧНАЯ СТАЦИОН - &5 шт

В То ЖЕ,УГЛОВАЯ — —
9
10 
11

То ж е , ответвительная -------- - —  —
Т о ж е  с разъединителем 
Зазем ление  м е с тн о е

—  — -  1
КОМП

ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ УЧАСТКА с ЭКСКАВАТОРОМ 
ЭШ 25 100 НА ВСКРЫШЕ (ПРИ DTPA6DTKE l K ЩАПОВ 
План сети п р и н ц и п и а л ь н а я  с х е м а  специ
Ф  И К А  Ц П  И__________________________________________________

л ИСТ 50



Спецификация электрооборубобания

План сети
О т nicm  Л 2

П - Л  П . 5 П )  * Д С -  С З
Нгом-гйю |Г~

П р и м е ч а н и я  :*

Для обеспечения контроля целостности зазем
ляющей жилы гибкого экскаваторного кабеля еле- 
дзет применять кабель с контрольной жилой пос
ле его серийного производства 
Сечение заземляющего пробода определять при 
конкретном проектировании.
До серийного выпуска Л(1-6(10) и РШ-6 применять 
приключательный пункт типа ЯК НО и соедини
тельную муфту СМ1 или да2.
Размеры на плане и схеме лишни б метрах. 
Условные графические обозначения см. на листе 26

Принципиальная схема

ВЛ-6кВ от n(GmjU

К главномуJl I .......... .
М(1*35}Щ -[иь - i r  заземлителю

800-1000 ft

п п Наименование Тип
Завод- изго
то в и те л ь

С т а д и я
изготов
л е н и я кол Примечание

1 Передбижноб приключи-
тельный пункт с баку-
умным выключателем пл-ю/чоо 1 См ли ст

г То же ПП-6/200 2 118,119
3 Штепсельный разъем РШ-6 2 137
ч Самоходный кабельный сип- зт м По См л и с т

передвижник -1-200/150 г  Жданов заказу 2 1Ьч, №5

Спецификация материалоб
ЛЛ
ПП Н аименование

Марка,
т и п

/ОСТ или
типового
проекта

Размер,
мм2

Ед
иэм

1 кабель ш ланговый бысо- ТУМ1И-
коВальтный гибкий * КШВГТ-Ю 219-72 3*95+3*16 К14

2 То же КШВГ-б 9388-76 3*35+1*10
3 Пробой неизолированный

алюминиевый А 839-80 50 ке
Ч То же — 55
5 Тоже, сталеалюминиебый ЛС — I I
6 Опора деревянная про-

м е ж уточн ая Сшацион З.чт-85 ш т
1 Тоже, эглобая — . — —
8 То же, отбетбительная — — — )1 — -

Э То же ,'с  разъединителем -  „ - »-
10 Заземление местное КОМПА

К о д

26
08

Примечание

т
/зз

От л/ст N2

Ш1-6/200

Э К Г - 8 И РТМ
12.25.006-81

Электроснабжение участка с экска&ато 
ром ЭШ-ЧО 85 на бскрыше (при отработке 2х пластов) План сети, принципиальнля схема, спецификации_____

Л ист
51



П р и м е ч а н и я  ••

i  П К Т П - 6/0,4 кВ рекомендуется з ам е ня ть  на 
передвижные п о д стан ц и и  с сухим т р а н с 
ф о рм атором  после их серий но до и з г о т о в 
ления.

г  Сечение заземляющ его прободо определять  
при к о н к р е тн о м  проектировании.

3. Д ля обеспечения к о н т р о л я  ц е л о с т н о с т и  

заземляющей жилы гибкого з к с к аб о то рн о го  
кобел я следует прим енять кабель с контрольной  
жилой после его серийного произбодстба.

4 Д о  серийного бы пуска П П -6  и Р Ш - 6  пр и м енять  . 

п ы к л ю ч а те л ь н ы й  п у н к т  т и п а  я к н о  и соедини

т е л ь н у ю  м уя> ту СМ1 и СМ2.
5. Размеры на плане и схеме указаны б м е т р а х . 

д ] в. Условные обозначения см. на л и с т е  2 6

Принципиальная схема
О т  n jc m

Л -3 (1> 9 5 )+ Л С  □  | |
- о____ J________________
" Г  ( 2 0 0 - т о

В Л - б к В

РШ-6
-C Z □=€
ЭКГ- 46

С пециф икация  злектрооборудобония
ш  
п  п Ч а и м е н о б а н и е Т и п

З а в о д
изгот овит ель

С т а д и я
и з го т о в 
л е н и я

К о л П Р и м е н а н

1 П е р е д в и ж н а я  к о м п л е к т

н о я  т р а н с ф о р м а т о р н о е П К Т П - С м  л и с т

п о д с т а н ц и я -  4 0 0 0 /3 5 1 1 0 7 ,(0 6 ,(0 9

2 П е р е д в и ж н а я  к о м п л е к с н а я „М р м э л е кт р о -

т р а н с ф о р м а т о р н а я  п о д П К Т П - з а в о д " С м л и с т.

с т а н ц и я - 4 0 0 /6 , г  Е р е в а н С е р и й н о 1 т .  н г

3 П е р е д в и ж н о й  п р и н л ю -

н а т е л ь н ы й  п у н к т  с  6 а - С м  л и с т

к у у м н ы м  В ы к л ю ч а т е л е м пп-6/гоо 1 ив, ((9
4 То ж е ,  с  р а з ъ е д и н и т е л е м 1

5 Ш т е п с е л ь н ы й  р а з ъ е м Р Ш - 6 г 137

Спецификация мотериолоб

м
п  п

Н а и м е н о б а н и е
М а р к о ,
т ип

гост или
j fm u n o w
гопроекто

Размер,
м м г

£й
изм. К ол П рим ечание

1 К о б е л ь  ш л а н г о в ы й 9 3 8 8 -

В ы с о к о в о л ь т н ы й  г и б к и й К Ш В Г -  б - 7 6 3 * 7 0 * 1 ^ 6 км 0 4

2 Т о  ж е — » -- ц 3*25*1*10 ~л~ 0.4

3 То ж е --- м --- — я --- 3 *  1 6 *1 *6 0,2

4 К а б е л ь  п е р е н о с н о й  с Р ези- 1 3 4 9 7 -

н о в о й  и з о л я ц и е й К Р П Т -0 ,6 6 - 6В 3*7 0 *1  >25 — л - Q4
5 П р о б о д  н е и з о л и р о б а ч н ы й

а л ю м и н и е в ы й л 8 3 9 -8 0 - 9 5 к г

То ж е — п --- 70

6 П ровод  н е и з о л и р о в а н н ы й У)
£

с т о л е  а л ю м и н и е в ы й ж - - * I________ I „ - *

? С п о р о  д е р е в я н н а я
сэ
Q.
С: См л и с п

п р о м е ж у т о ч н а я С т о ц и о н 3 4 0 7 8 5 ш т ■127

8 То ж е , у г л о в а я —  » — — • ч -
о

Сг / 2 8

9 То ж е , о т в е т в и т е л ь н а я и — —  » - )> ( 2 8

(О То ж е , с  р а з ъ е д и н и т е л е м -  » — И З

11 З а з е м л е н и е  м е с т н о е  | Компл

П К Т П - 400/6

216 UJ- 2 0 0 Н

РШ-6 Э Ш ■ 15 90
КРИТ-2 (3*70 *1*25)

РТМ
1 2 2 5 0 0 6 - 8 1

Э л е к т р о с н а б ж е н и е  у ч а с т к а  с  з  пел а б а  т а -  
пюром JUJ - '5 ?Л I, Г.яп ‘<и оспрышг 
план c t " i.  ~p-\.nu/'ijjjihHou гхеми ent 

ц и т и п а  - t t . ' i ____ ________________________ ’

Лист
52



А -А

, План сети

Спец/праха/рая л/ехо/роаЗоруЛ обалох

ffjP M ev m a #
1 ЛА'/'Л-̂ /орхО рехомелЗУст сл оумлллтз л у  

ле/геЛ Д и лело/е /сгЛ ет а л угл / е  еу га м  

s77/?£7/ycg7&/?A<&s7?&pc>*r л& сла лаг се/?г/Лл<?<?а 

ООг<?/7?&ДлаЛ//7?
2 Петелла олземл/г/асаегс? /гроСоЛа алреЛ л-

37/7/773 77/К//ГЛЛЛр<?/77Л37М ЛрлеЛ/ЛОрлЛЛЛОГйГ

3 Д м  оЛ ееаеуелул хел/оралл реллс/алУс/тга 
заземлл/о/аеД лсалвогуД гегу зхехуЛутзтфп&в? 
лгг&гюг ся&Ууатг лр&жсл/?л?о лгтЗягз елъяю гр& гР- 
ле/7 р сул /зо  л& еле <р<%? с^уул л зл  рртоаЛеЛе/лДг

4 Да д ^ ш а г  З’оузуагурррлРзу-Злрумелл/о'С 
урухллтуу/лелолмулуллл? л7у л у ЯА'<у л у с <я?Лу л у - 

/яв*Ш & РУртлУСМСулу См2
С Раз/теро/ хуол а л е у с / са/с  ул у /ул с/ Лмстлруу
6 Уо/еСло/е еЯ&злууелу# саг х у  л у с /з7у  26.

УУ'
п/п Л а а м ехоЛ ак ае /7/оп

ЗаСоЗ ш ео- 
/яоЗо/гте/гб

0о7О0са 
(УЗСС/77С/. 
-Ж Wi/j?'* Л Р г 77pcccvav

{ 77еред6урсхат? лт т аехг
ха л т рахсрорм улгор- л о г о - См лист
oojt /ra dcm aw ifw -0300/35 1 f07,108, ЮЗ

г ^epedSyycxafi лем/злехог- ЙфлЯ1елщто
vyy /арухсрорш мурх/гл /7ЛТ/7- ЗУСод" C*t уос/г/
гт дст а/о/оя -Ш /6 г  £ре#ух Сераахг, 1 т , и г

3 ЛерейСуремо я р ухл /о -
уу/оет ло/у/?улхл/ еЯ а -

f 1 1 77/70/900 - / См зос/о

А m o jfc e /7 /7 -о/гсо 2 08, 09
5 /7?о pea, сраэШ аоигелем /
6 Штепсе/ibm tO  ра звем Р О /-6 3 /37

С п е г/и /р ш а т /и я  м а т е р и а л е #

У У '
о/о

Н а ом ела Л улуе i
f

ГОСГаа/
У/хуаа
Заа>/у&

елта

Дезмер
м м г

£/?
ш

Хгн Т/х/летх*

/ ТРЗл/д сслалгоЗдл/Зусууо- я зве -
Золохгхе/У ЗУЗххС х ш вг-6 -7 S W /fip/б хм 0 *

Z /77орсе - " — ъ*гз*/*/о 9 о8

3 777е р ее — и — }*/У */*б -.  _ 02

А РУгМ лз лф & луяууу е 73*97-
лел/хаУса у& ллухеу Xfi/7r-0.3S -S 3 3*30*7*76 оА

S Ср0& /У/л/</ху/х/РуххА'с/

аузУАГУЛУеЛбЛ'J А 83930
6 /77урге, слцуеа/хшслоеА/б АС — |
7 /Мару УереРЛхЛУЛ 33<Р7- § Саг/ас/77

хрУагаряулга&уаи? О/хуулах -з з У/Г 1 727
8 т о р с е , УсЛаУлл — —- ч

Л 128
9 /73т  рсс, Л/уРе/хРал&&у<я* — " — 128
70 СМ лее, сраомУалсмаягАп — „ — * /33
Н Дулам ухуе м еалж *? Чаши

Прияцитшл&ная схема
Pm/7/w

ху/ з г  з *7 0 * /* /6 СРрО j tSO<*Л *,
ЗлекгпрасАСГслсемае у/сс/слс с /ссл-сЗассс 
услг J///-/3 СО г/ CSP са Ссл’ра/а/с (/трс c/rwa 
do/n/re 2  x/vdc/noS) Р а у л  с е о гу  а у с х у с у а  улдхУХ схема, сосругруххуду
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:: -  ~-±! = = т  ...
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План нети

Примечания-'

Г. ПКТП-5/оДкв рекомендуется за м е н ять  на 
передвижные подстанции С сухим трансфор

матором после их серий носа изготовления, 

г  Сечение заземляющего провода определять 
при конкретного проектировании.

3. Для обеспечения контроля целостности зазем
ляющей жилы гибкого' экскаваторного кабеля 

следует применять кабель с контрольной 

жипой пр$ле его серийного производства, 

к. Да серийного выписка ПП-В и РШ-6 При

менять приключотельный пункт типа 
ЯКИ0 и соединительною муфта ем1 или 
см2.

S. Размеры на плане и схеме указаны 8 метрах 

Б. Условные обозначений см.на листе 26.

О т  j i/crrt

С п е ц и ф и к а ц и я  э пектроойЬрудобания

Va
о П К сп. мечовоние rr.in

3 свод
изготовите^

Стадия
изготоо
пения Нол Поили-, иное

П.еаедвижная комплект- 
ная трансформаторная ТГкт п- “

— -— См. л ист
подстанция - Б300/35~ 1 Ю7,108,/09

2 Передвижная комплект- ПКГП- ,2рм$л$ктро- Нм лист
кая трансформлодстанщ : QQDj6 зарод” г .Ереван Серийно J 111,112

3 Передвижной при ключа-
тельный пункт с вам - См. лист
умным выключателем ПП-6/ЧОО 1 118, И 9

ц ГПо же ГШ *5/200 г
5 то жр разъединителем i
6 Штепсельный разъем РШ-Б 2 1*ы

/37
7 Самоходный кабельный с кп  - зт М По См лист

передвижник; -1200/(50 г.Жданов заказу г M . r t f
8 Кран-у косин а 2 146

Спецификация материалов

ЯН 
л п Наименование

Марка,
тип

гостив
типового
проекта

Размер
мм*'

еЗ.
изм Коп Примечание

_]_ кабель шланговый 9388;
высоковольтный гибкий КШВГ-6 -7 6  _3*120*1-35 км 2.5

2 та же — 3*35*1*10 --V- 0.8

У тоже __ „ — — » _ 3*16*1*6 0,2
4 Кабель переносной с резина- КРП Т- 13497*

вой изоляцией -0,66 -68 • 3*7 0*1*25 ОН-
5 Провод неизолированный

алюминиевый я 839-80 120 кг __________
6 то жв — „— — и — 35,50 "

7 Провод неизолированный J»£  ,
сталеалютиниевый яс — /1— i------------1 - j— *

" 8 Опора деревянная про• 3 407 ! О 0м лист __

межуточная Стацион. -8 5 шт. о 127

J то же, у еловая — „ — — и — — CZ 128

(О тоже, ответвительная » 128

И ' тоже с разъединителем — 131

12 Заземление местное Кт

РТМ Электроснабжение участка с экска - 
Ватооам э ш -25  too и 5 5 Р  ча Вскры Лолл

\г. 25.006-8/ ше плач оет^ 5 поинццпиальчая схе^а 
спец иф икации 54



С п е ц и ф и к а ц и я  элеттрооборэдовавил

8т п/ст и i

А-Ъ (1*70)+АС- I— I

П р и м е ч а н и я  с

/. ПКТП -6/0,4 кВ рехожехйбе/пся Вс/ллехята ха  
лерядвижнь/е подстанции с сухи м  

т рансф орм ат ором  после и х  серийного 
производст ва..

2. Речение заземляю щ его провода опреде
лят ь при конкрет ном проектировании.

, 3  Д л я обеспечения контроля целостности 
заземляю щ ей ж и л ы  гибкого экскаватор' 
наго кабеля следует прим енят ь кабель с 
контрольной ж и л о й  после его серийного 
производст ва.

4. До серийного выпуска ПП-6 (Ю) кВ и РШ - 6(10)

• променять приклтательный пункт типа' ЯКНО и 
соединительную ш у т у  СМ 1 или С М 2.
5. Раз меры на плане и схеме оказаны 6 метрасс. 
6 Условные обозначения см. на. листе 26.

Принципиальная с х е м  а

ВЛ-5 кВ — От п/ст 42 Ом п/ст  У /

4*. ♦
_  J S  К  главном*
^ 1 з мемлителнз

Л
л л Наименование Тил

' збод 

толь

''—иди л 
у * гjr " ид 
ленин

1 Передвижная комплект- Армулектро-
мая трансформаторная п к т п - - завод ' С'л* Лис гг
подст анция 400/й Г f/aaSjH Серийно - ///, "2

2 Передвижной приключатем
ньш пункт с  вакуум- См лист
ным выключателем пп-фоо 2 i f  в, н  У

3 То же, с разъединителем 1
4 Штепсельный разъем Рш -В 2 /37

1 Самоходный надельный
передвижник длякоделя С  К/7- ЗТ М По
13 кВ tdoe/fsff г  Ж д и  чад занози 2 м у, /на

6 Кран - ук о си н а См лист

С п е ц и ф и к а ц и я  м а т е р и а л о в ?

Ы К* 
П 0 Наиме ко ва н и е

Марях. ,
ГПиП

ПОСТ uutw 
Чтупобз̂  
проекта

Размер.
ММ*

Ед
идм КОЛ Лримач

1 Ко5ель шлингаЬьш {ыейно ТУ/ИЯ
вальтный сидний на /Знв кшвгт-ю 219-7- 5’3д*3’15 км 2  /

2 То жд, на в  кВ КШВГ-6 9568-76 3*55-140 „ 0S
3 Тй ж е Г „ 3’ 16* 1*8 02
4 Табель переносной с

резиновой изол я ц и е й КРИТ- 0 55 13407- 63 3‘ 7C*f._s 04
5 Лровод неизолировон-

ны й алю м иниевы й А 859-дй 70 кг
В То ж е " " 35 „
7 То же, столеалюминиевый АС " J ■ >1
8 _ Опора деревянная V: См Гчс-

промеж ут очная Стадион 3407-32 'Т сэ
«X /27

9 То же, Угловая • « /20
10 То же  ̂ответвительная It " . «5; /20

11 То же, с рал единит ел ем - « /33

12 Заземление местное " \ЗМПМ

J T

К  Ш В Г - 3 * JS + / y W
- О —СГЗ=0 
РШ'б эк г-в И

2С5Ш-200Н l

К Р П  r - 2 ( 5 ‘ 7 0 + f'2 S) КШВГ-2(3'9б*3*1з1

~~А

Э Ш -4 0  8 5

П  т  М  ! Электроснабжение у час 
Г  I 1у 1 Татарам ЭШ- 4Q 85 и SB,

12.Р5ППВ-Ж """" ------- ~ .......~План

чистка о экска
■ -  5ВР на о с крышеети, пси чцчпиальная а .теме Л и с т



2 Ы  S
&

П р и м е ч а н и я :

/ Для обеспечения контроля целостности 

заземляющей ж илы  гибкого экскаваторного 

кабеля следует применят ь кабель с  конт роль

ной ж и л о й  после его серийного производства..
2 Сечение заземляющ его провода определят ь при  

конкрет ном проект ировании
3 До серийного выписка ПП-б применят ь приклю - 

нат ельны й п /н кт  т ипа Я  К  НО

4 ПКТП ~6/0,4 кВ рекомендуется заменять на пере

движ ны е падста/щиц с с у х и м  т р а н сф о р м а т о 
рам  после, и х  серийного производства.

5- Размеры на плане и схем е указаны в  метрах.

6 Условные обозначения см на листе 2 6

П р и н ц и п и а л ь н а я  с х е м а

От ГПП
BJ1-3S кв 4 С- 3(3420) 

2000-2500
А С -3 (1 **2 0 )

Пт n/с т  К  2

КШВГ- 3*16+1*6

С п е ц и ф и к а ц и я  з л е  v J v i / д о б а н и я

N V
Н а и м е н о ва н и е Г и п v об и тель

' - -Т и п
изготов
ления Кал Примечание

1 Передвижная ком плек

пктп -
-16000(35

ПКТП

400(6

W -

(рызлекгра 
-  завод 

г  Ереван Серийно

~1_

1

См Лист 
707

См лист  

tff, 112

См лист

— /п н о я  т рансррорма- 
т орная подстегни и  я

2 Передвижная камплек-

'3

тная трансформатор

ная подст анция  
Передвижной приклю -
нательный пункт  с  За

куумным выключателем -6/200

скп- _зт м
г Жданов

-  —
2 118, 119

Подлежит,4 Ш тепсельный р а зъ ем
тройниковый

По
разработке

5 Самоходный кабельный
2
2

См лист  
194.195  

/96
передвиж ник -680/150 заказу

6 Кран- укосина

Специф икация материалов

ЫН
п о Н а и м е н о в а н и е

М арка,
тип

ГОС7или
типовою
Проекта

Размеру
ммг

Ей
Шяг Кал Примечал

/ Кабель шланговый
КШ8Г-10

кш вг-6

АС

ТУХЭ
119-74

0388-76

839-дО

6 *240* 

+/‘ 240 

3*35+140

км 14

: !

высоковольтный гибкий
—

2 То ж е

3 То ж е 3■16*1 "6

См лист

4 Провод неизолированный.
кгс/тшлеалюминиебь ш 1— 1

5 Опора деревянная % - с>
про ме ж  У т а  у  ноя Стационар 407-4-40 turn

5 127

б Тож е, угловая —  — ------ /26

7 То ж е, ответви тельная -------„ -------- — 128

В Заземление мест ное коня

Р Т М
IZ 25 006-8!

Яле кп ри-нобжсние 
6о-лором ЗШ -ва  100
/ПА ' Пппи п

iK 't  а-
8ВР но бскры-

иие ' Плон сем и , рр/,чо,,ги п т>на 
сх е м а , cn eU 'U q iuK-'L,^/. ______

Ли с 
56



А-А

:4
A-t

: т

j

С п е ц и ф и к а ц и я  э л е к т р о а б о р ^ о Б а н и я

ЧЬ
П[П ИаименобониБ ГЛип

Забод-изго-
тобитель

Стадия
И г

i
т  П̂римечание

1 "Передбиокнои приклю- 
нательный пункт с ба- 
куумным Выключателем

_ПП'
-в/взо —

I- I
f

§ jcm лист
1 1 (18, U9
2 <37

г то же пп-в/гво
3 Штепсельный разъем РШ-Б
к то же, тоойникобый поолеокитООЗООООГГЧб

Примечания
1 Для обеспечения контроля целостности заземляющей 

жилы’ гибкого экскаваторного кабеля следует применять 
кабель с контрольной жилой после его серийного 
производства

2 Сечение заземляющего лроооба определять при конкретном 
проектировании

3 До.серийного быгсюка пп-б и Рш -б применять 
приключательный гш к т  типа якнОи соединительное 
мырту cm 1 или см2

к Размеры на плане и схеме сказаны б метрах
5 Условные обозначения см на листе 26.

Принципиальная схема

Спецификация материалов
j\W
п п Наименобание Марна

тип
ГОСТ UJHJ 
н типового проекта

Размер
ММ2

вд
U3M Ког t a £ 1

1 Кабель шланговый бы-
еокобольтный гибкий кшег- 6 5388-76 3 *150*1*51 AW

2 то оке — — — ,— 3*70*1*16
3 ГЛа ofee — я---- ---- 3*35-1 М0
Ц ПробаЭ неизодиробан- 1

ный алюминиевый л 839-50 35 кг j~  !
5 то оке — II— ----/ — 70 е »
В Яробод неизолиробан- си

ный столе алюминиевыйГ лс --- л--- L J
о
сг

? Опора деревянная см лист
промер точна я Стацион 3W-85 ш m с. M l

8 то ж е , эглобая — „__ ----„ — -!Г- MB
_9_ то же, ответвительная _____ ___„_. ~<г~ M8
10 то же,с разъединителем — *— -Г- 133

Заземление местное Кат



План с е т и
От п|ст Ы2

Примечания:
<. Для обеспечения контроля целостности заземляющее) 

жилы гибкого зкекабаторного кабеля следует приме
нять кабель с контрольной жилой после его се
рийного производства.

2 Да серийного выписка. ПП-6(10) применять приклю- 
чдтельный пункт типа ЯКНО, 

з. Сечение заземляющего пробода определять при 
конкретном проектировании. 

ц. Размеры на плане и схеме указаны 6 метрах.
5. Услобные обозначения см. на листе 26 .

От гпп

О т  гп п
В-П-35 к В

Принципиальная схема
fl.C-3(1*70)+ АС-СПЗ

г — г

К главному
заземли тел т

- а .

<700-2700

ПП-35/300

КШ В Г-3*50  + <*<6

т -ЛП-б|гооЩ ‘ пп-б/гоо К  —

Спецификация электрообор^оба+шя

п.п. Наименование Тип
Забод изго
товитель

СтаЗидизготовления Кол Примечания
1 ОерейбииноО приклнзча-

тельный пункт с вак^м- ПО-
ным выключателем -ю/ m J . См лист

г То же пл-б/еоо 2 Н 8,Н 9
3 Штепсельный разъем РШ-<0 < <37
ц То же, трабникобый 1 г разработке
S Самоходный кабельный

передбишчнк длй кл- Я<п- ЗГМ . м , Гм ЛИСТ
беля <0 кВ Ш (№ 2. наа>о8 заклзу 2 ЙЧ,<45

в Тоше, для кабеля # кб Ж<50 2 Подлети m 
разработке̂

7 Кран-укасина _________1 _ См Aucmiti

Спецификация материалов
НН°
П.П Н а и м е н о в а н и е

М а р к а .
т и п

ГОСТили .№mur>0№
проекта

Размер,
мм«

£3
изм кол Примечай

1 Кабель шлангобый ТУМИ Г  :
высоковольтный гибкий КШВГТЧО 2 0 -7 2 3*<50t3*25 км —

2 То же —  — —  1 — 2,6
3 То же КШВГЗ-55 ТУЧ6 505 

552-73 3*70+3*<6 0,4
и То же к ш в г -е 9388-76 3*50ИЧ6 -  - —

г То ше — 3*35-НМ0 0,4

в Яровой неизолироб. олкминиеб. А 839-80 120

7 То те, сюалеАлюминиебый АС — 1 1 к г

8 Опора деребянная Е См лист

промежуточная Стационар шт.
хх
сх 124,(25,/%

9 Тож е, угловая __ , „ — —  п ---- -и - а

<0 То ше, о т в е тв и те л ь н а я ----- м------ —  п —
о ~~ZT-

К Зазем ление м е стн ое коми

кЛ-<ОкВ, КШ&ГТ-3*150 +3 *25

г  1 1 п г-------------

ЭШ'ВО <оо
СКП-570/<50 ЗКГ-8Н ЗКГ-8И

Р Т М
Электроснабжение участка с экскава
торами эш-чо ss и эш-во 100 ил вскрыше JIuGT

1 2 .2 5  00 5 -8 1
(при отраЗотке 2-х пластов) План сети, 
принципиальная схема,спецификации 58
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•R |
$

S 1 1

П л а н  с е т и
П р и м е ч а н и я

/  Д л я  о бе спечения к о н т р о л я  ц е л о с т н о с т и  
з а з е м л я ю щ е й  ж и л ы  г и б к о г о  э к с к а в а т о р н о г о  
к а б е л я  с л е д у е т  п р и м е н я т ь  к а б е л ь  с к о н т р о л ь 
ной ж и л о й  после его сери й но го  п р о и з в о д с т в о .

г Сечение заземляющего пробода определять 
п р ц  конкретном проектировании

3 До серийного выпуска ПП-б и ЛШ -6 приме
нять приклюнательный пункт типа ЯКНО 

и соединительную муррту СМ1 или СМ2
4 Типовой проект  опор для  двух цепны х  

в л -6(Ю) кВ ра зр а б а т ы ва е т  и н с т и т у т  
и Сельэнергопраект "

5 п к т п - в / 0 .4  к В  р е к о м е н д у е т с я  з а м е н я т ь  

н о  передвиж ны е п о д с т а н ц и и  с с у х и м  
т р а н с ф о р м а т о р о м  после и х  с е р и й н о г о  и з 

г о т о в л е н и я

6 Размеры н о  п л а н е  и схеме ук а з а н ы  6  м е т р а х
? Ус л о в н ы е " о бо зн а ч е н и я  см н а  л и с т е  2 6 .

П р и н ц и п и а л ь н а я  с х е м а

вЛ- 6кв Л 3(1*70}*лс-1— |
J ?  “  вбо- Щ о ~~

П П - 6 /6 3 0

Ш =ГГ= Ь

)KPJ1T-2(3*70* 1*25)
Udi

2СБШ  20 0Н

СКП- 1200/150 f  - t

ЗВГ 3b 65

щПП- 6/200

К Ш В Г -3 *3 5 + 1 *1 0  

РШ 6

ПП- 6/200

С п е ц и ф и к а ц и я  э л е к т р о о б о р у д о в а н и я

-□—

лзг>
7 л Н аи м е н о в а н и е Тип

Забад. 
из гот оби

тель

Стадия
шгото1
ления

Кал Примечен

/ Передвижная ком плен
тная трансформатор ПКТП- См Ju a n
нал подстанция -6300/35 1 Ю7, /ив, /о э

2 То ж е ПКТП- „ Лрмзлетро- См лист
-4 0 0 /6 завод г Ереван Серийно 1 т  и л

3 Передвижной прикмю
нательный пункт  с 6а-
кнт ны м выключателем ПП-6/630 1 См лист

А Та ж е ПП-6/200 г Н в, Н 9
5 То ж е с  разъединителем t
5 Штепсельный разъем РШ -6 2 137

? Самоходный кобель- С к п - ЗТМ Па См лист
ный передбиш чик 1200/150 г Ж данов зоказу г tA u ,fuS

8 Крон - укосина 2 146

С п е ц и ф и к а ц и я м а т е р и а л о в

JfX°
п/п Н аим енование

Маяка
тип

ГОСТили
/Йтипооагоппекто

Размер.
ммг

Ед
изм Кал Примечай

1 Кабель ш ланговы й 9388- 3*150*

высоковольтный гидкии КШВГ-6 -76 * 1*50 км 26 -
2 То же 08
3 то же - —  • - 0 2

А Кабель переносной с КРИТ- 13А97- 3 *7 0 *
резиновой изоляцией -066 -6 6 *1 *2 5 ОА

5 Провод неизалирован
ный алю м иниевы й л 639-80 150 кг

6 Тож е — t) — —  л — • 70
7 То же — 35
8 Провод неизолирован- —  - - л

ный столеалюминиевый лс » 1.... ....J - Е*
3 Опоро деревянная ЗА07-

<ьо
пр о м еж ут о чная Стац - 85 torn Е: См лист

10 То ж е. угл овая —  ь — -  - Ос : 127
11 То ме, ответвительная 128
12 Тоже, с  Разъединителем - /3 3
13 То же двухцепная
1А , Заземление мест ное Камп

Э Ш -10 70

КШ ВГ- 3* 35 * 1* 10

РШ б ЭК Г 8И
К Ш б Г  - 3  * 1 5 0 * 1 * 5 0 Р Т Ы

\12 25 006-81

Электроснабжение Участка с зкскобото 
топом 38г 35-65 на бснрыше, Э Ш -10 70 
на перезкскабации и бвр План сети. 
принципиальная схема специф икации

Лист
59



w V JvXWvl 177

Примечания:
Ш П~6/о ,Ч к6 рекомендуется за м е н я ть  на 

передвижные под станции  с с зхи м  т р а н с 
форматором посте их серийного производ
ства.
Сечение заземляющего пробода определять  
при конкретном проектировании  

Для обеспечения ко н тр о л я  целостности  

заземляющей жилы  гибкого э к с к а в а т о р 

ного ка б е л я  следует применять кабель с 
контрольной шилой после его серийной  
производства

До серибного вылзска П П -Б (10)а  РШ-б при
м енять приключательныи п у н кт  т и п а  

ЯКН0 а  соединительную мусрту СМ1 или СМ2. 

Размеры на плане и схеме указаны  в метрах 
Условные обозначения см на листе 26

От ГПП

ЗА 3S кВ

О т п(ст

П р и н ц и п и а л ь н а я  с х е м а

АС - 3 ( l  * 120) + АС'—

О т ГПП

Спецификация з л е к ш р о о б о р й а б а ш /я

СБШ-200Н

NN-
nn Н аим енование Ги п

ЗаВоЗ
и зго то ви 

тель
Размер

ММг Кил Примечай
1 ПереЗбижная комплект- „ Дрмоэлгктро-

ная трансформаторная ПН ТП - заё од" См лист '
п о д ста н ц  ия 400/ 6 г Ере6ан Серийно 1 1Н.112

2 Передбижной приключа
тельный пункт с вакуум
ным выключателем ПЛ-Ю/400 4 См лист

3 То ж е , н а  2 0 0 а лл-б/гоо 4 ив, и 9
Ч То же, на нйлряжение 35к& ПП'35/ЗОО Ч Подлежитразработке
5 Самоходный кабельный ~~~ 1 Подлежитразработке

лерейВимник Зля кабе- СКП - зтм По См лист
ля 10 кВ -1200 /150 г жданоб заказу 2

5 Тр же, Зля кабеля 35кВ СКП-550/150 2 Лоалеиитразработке
7 Штепсельный разъем РШ-б 1 См лист /37
8 Го же, троиникобыи ч раз р*&опп*£
9 Кран-укосина 2 см лист /*6

Специф икация м а т е р и а л о в

КЫ°
n n Н аим енование

М арка,
т и п

ГОСТ или41типовогопроекта
Размер,
ммг

Ed
изм Кол Примечание

1 Кобель шланговый Высоко ТУ16-505,
Вальтный гибкии КШ8Г0-35 522,13 3*70+3x16 КМ 1,4

2 Го ше КШВГТ-Ю Т УМА-' -213-13 3*95*3 М6 - 2.6
3 Го же КШВГ-6 3388-76 3*35+1*10 3,0
4 То же —  — — 3*f6+1*8 г 0 4
5 Кабель переносной с

резиноёои изоляцией КРЛТ-0, б б 13497-6# 3*70+1*25 0 0,4
5 Пробой неизолированный

сталеалюмин иебый м 8 3 9 -8 0 120 кг
7 То ще ----И - — , -- —

S Опора деревянная Е Сч w l

9
промежуточная
То же, 'углобач

Стацией — -------
/фМ f j S ' l A

10 То же ответвительная 1 - -  -
И Заземление местное комп»

1

ЭЛ 'Ю35 С К П - 120Э/150 7Q0
'КРИТ- 2(3*70+1*25) 

200 Р Т М
12 25 DDG 81

Злекшроснабжение участка с Т к с к а б а т о " ^  
ми 3 Б Г 100 70 ИА вснрыле, 3Lb -0 25 >■ a '  ,
зкскабации и бвР План се ти ,  прении I 
лиальная с хе м а , спе ци ф и каци и  i 60



Д -й
С п е ц и ф и к а ц и я  э л е к т р и о б о р э й о б и н и я

П р и м е ч а н и я :

Для обеспечения контроля целостности, заземляющей 
жилы гибкого экскаваторного кабеля следэет приме
нять кабель с контрольной жилой после его серии-
н о г о  производства
ПКГП-б/о.ЧкВ рекомендуется заменять на лередбижные 
подстанции с сухим трансформатсром после и х серий
ного изготовления.
До серийного Выписка ПП-6 и РШ-б применять 
лриключательный пункт типа ЯКИ0 и соединитель
ною мусрто СМ1 или СМ2 
Размеры на плане и схеме указаны 6 метрах 
Условные обозначения см на листе 26

П р и Н Ц И Л И А А Ь Н А Я
От ПКТП

С Х Е М А

NM-0 
п П Наименование Ти п За8ад изго 

любитель
(СпаЗиЯ 
бите ля Л . \ 1 г - ̂uh

\ Передвижная комплект- ' ’—
ная трансформаторная П К Т П -

9̂7лрв,10/подстанция -6300/35 i
2 Передвижная комплект- Льмэлектро-
ная трансформаторная пктп- -забод" Пм лист ~~
лобстонция 400/6 ъ Ереван Серии но 2 in , iTz "

3 Передвижной прцключа- ~~ ~—
тельный пунктсбакуум-
ным выключателем ПЛ-б/ВЗО < См лист

Ч То же ПП-Б/200 _2 118,7*9

5 Штепсельный разъем Рш-б f См листяг
б То же тройникобый ЛоЭлежигпразработке
7 Самоходный кабельный скп- зтм По См лист

передвижник •1200/150г Жданов заклзу 2

Спецификация материалов
ПН’-
п п Наименование Марка.

тип
ГОСТ или

типовой
п р о е к т а

Р азм ер ,
мм2

Ед
изм кол Примеч

< Кабель шланговый Быса- ____
кобольтный гибкий К Ш В Г -6 938В-76 3*120+1*35 км Т б "

2 То же — —  к — 3*50+<*1& и- 3,0 .

3 Го же — « — — 1,— 3*35Ф 10 £И ____
н То же ------ и — 3x26+1*10 — И— 0.6 .__
5 То же ----- и---- —  и — ЗА16И*6 -II - 0 J _ ____
6 Кабель переносной с " __

резиновой изоляцией КРПГ-0 66 134 97 68 3*70+1*25 II- 0 8 —

7 Заземление местное Коми
*1

КШВГ-3»5041»М6

КШвГ^ЗМБ +1*6

экг-чь

ЗКГ-Ч.6 ЗШ-25 100 с«П'1гоо/1УО
j<pni-i(iyotw5J_7

ЗШ-10 70
2 СБШ -200 н

Р Т М
12.25 0D5-B1

Электроснабжение эчдстка  с экскабато/ 3J-C "3 2- 25 (0Q и Б В р на Вскрыше(^наклонны* плдста ) План сети, rv i* 
ципиальная схема спецификации 61



Примечания;

Д л я  о б е с п е ч е н и я  к о н т р о л я  ц е л о с т н о с т и  
зазе м л я ю щ е й  ж и л И  ги б к о го  э к ск о бо тарн ого  
кийв//я с л е д у е т  п р и м е н я т ь  кабель с 
к о н т р о л ь н о й  ж и л о й  п о сл е  е г о  с е р и й н о го  
л р а и з б а й с т б а .

2. Сечение заземляющего пробода определять 
при конкретном проектировании,

3. ПКТП-40Q/6кВ рекомендуется заменять
на пе[.ед5ижные подспин +ju с сухим траяс- 
(рирмитарам после его серийного игга- 
ишЬлении

4. MoujHocmb ПНТП- 5jQ,4 кВ и сечение КРПТ-й.бд 
UyjHuumu -> забисимости от типа бур станка
со г ли с но таблице 1-4 приложения H i (лист 84 J.

5. До серийного Выпуска ПП-В(Ю )и РШ-б(Ю) 
применять приключательный пункт типа Я Ш  
и сиединителиниги муфту 0М1 или СМ2,

6. Размеры ни плане и схеме у  Козины Ь мет рах.
7. Неродные обозначения см. на листе 2 6 .

Принципиальная схема

КМРЫбЧ'Б
ПнТП-4йа/5

ЗНГ-8И РШ-В

iJu

От n/cmHf

ПП-10/400
ЛГ'

ш г т - з * а о + з * &

Спецасрикзция электрооборудования

н и
ПО Н а и м е  ноВ ание Тип

Забой-изго 
то б и т ель

Стадия
узгатоВ
рения

I
Кол

1---------------—  -
Примечай

1 ПередЬижная комплект- „ Аркылектро-
пая тракерорми тор п к т п - заВод " См 'лист

ная подстанция 400/6 г Ере Вам Серийно 2 1Н, f/£>
Лередбижноа лрчклк, -
нательный пункт с п п -
Вакуумным Выключателем /0/400 г См. лист

" У То же ПП-5/403 2 не, //я
4 Самоходный кабель нь ш е к п - ЗГМ По См лист

передЬиясчик m opsv г Ждоноб заказь 4" /рЧ, <9$
~ S Штепсельный разъем РШ-В-Ю f37

s Ирак- укосина См лист t4i

Спецификация материалов
НН
п.п. Раименобание Марка,

тип
ГОСТили
типо8ыо
проекта

Размер,
Г.1Г1*

Ей
J X .M

)--------
A jj/ Ир лмэ-ич

1 Кабель шлангобый бы- Т9ИИ-
сокобвльтный гибкий КМ6ГТ- <3 219-72 з-тп-,-: км 1

2 Та ж е - « - 3-95+346 5.4
3 То ж е КШВГ- в 9398П6 3’35t P1Q If 0.4 \
4 То ж е - - - / / ---- 3*16*1* В п- 5,2
5 Кабель переносной с ре-

зиноВой изоляцией КРПТ- 0,56 f3497-68 3*70*1*25 0.9
6 Пробод неизолированный

олнзминиебый 4 639-80 SO кг
7 То же, столе алюминиеЬый АС -  II !_ п г» -
В Опора деребянная > См лист

промежуточная Сен о дбижн цт. С«и 129, 137
9 Го же, с разъединителем - „ — „ - 1
10 То же, концебая „ 130,132

1 11 Заземление местное Кт §

dm п/ст N

H6P-2QQH

С КО - /с  j J  р~ ^ Зм -4-j эй

\___ 2С6Ш-200р I Р Т М
I2 25 0 3 Ч 8 1 ]^ ; . : '

г с 2- 
“ v-' J - , -l ‘- o r  „а  бскрь. 
" "Ст а 7лан ct>mUj
ХУ 'ЮГ,

Лист
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Спецификация электрооборудования
Примечания

1 Для обеспечения контроля целостности заземляющей 
жшы гибкого экскаваторного кабеля следует при
менять кабель с контрольной жилой после его 
серийного произбобстба.

2 До серийного Выпуска п п - 6  и р о и  применять 
прикдючательный пункт типа ЯКНО и соедини- 
тельную муфту СМ1 или СМ2

3 ПКТП-б/ОДкВ рекомендуется заменять на перед- 
битные подстанции с сухим трансформатором 
после их серийного изгатобления.

 ̂ Сечение заземляющего пробода определять при 
конкретном проектиробании

f Размеры на плане и схеме указаны б метрах ■
6 Условные обозначения см. на л и с т е  26.

л-э(**95)+лс-Р

ПКГП-
т )ь

^КРЛГ-3»50*Нб1

свр-ffio

П р и н ц и п и а л ь н а я 'с х е м а

От п/ст -
ВЛ-6кВ

—

0 = 0
ЭКГ-4 ,6

л-зН*70) +-.ЯС- cm 
500-БОО

ПП-6/400

РШ-6 ЭКГ'Чб ЭШ-Ю 70 ЗШ-15 90

ЛИ 
п п Наименование Тип ЗаВоб-изго

товитель
Стадий иэготоб 
Лен и я Кал Примечай

J__ Передвижная комплект -
ная трансформатор- ПКТП-” См лист
ная подстанция 6300/35 1 107,106,109

2 То же лктп „Армэлектро- См лист
-160/6 завод1"ь Еребш Серийно Л i / i

2 Передвижной пршю-
чшпельный пункт сба пп- См лист
гамным выключателем -6/400 i 11В.119

4 То же ПП-5/200 3
5 То же, с разъединителем 1
5 Штепсельный разъем РШ-Б 4 137

Спецификация материалов
НИ 
а п Наименование Марка.

тип
госдили
типовогопроекта

Размер,
мм*

Ед
изм кол Приме

чание
1 Кобель шланговый вы-

сокобольтный гибкий КШВГ-6 9358-76 3*70*146 км о.ч
2 То же — . — —  и - 3*35+140 -Й 0,4
3 То же ----- и-------- — К 3*25+140 - I I - 0.8
4 То же —  „ — — /1 — 3*16+1*6 -  II— 0.2
5 Кабель переносной с ре-

зинобой изоляцией КРИТ-0.66 13497-68 3*50+146 -  I I- 0-2
6 Пробод неизолиробан-

ный олюминиебый л 839-80 95 кг
7 То же —  м ----- —  .г — по — И —

8 То же, сталеалюминиебый лс —  н — I I *7»

9 Опора деревянная про- ЕЕ См лист_
межуточная iСтационар 3.407-85 ш т

ш
ог-у " / 2 ? ____

10 То же, угловая — » — —  я — -Я - CZ /28

И То же, от бет 6 и тельная — , , — —  И — CZ3 128

12 То же. с разъединителем /33

13 Заземление местное J КО(«1Л

Р Т М
1??500Б -81

Электроснабжение пасюка с эоабшпорвм зим 5 90 п ,, г т  
X !  Зсдрьшр J lO '0 70 на т е м с к А б а ц и и  « 5 л  г (при J l
сгрдеотке наклонного  п л А с т а ) П л а н  л е т и ,  63
'ipjH^UnUQSbHDq СХЕМА, СПЕЦИФИКАЦИИ



S я д  «^ ч ^

Примечания
1 Для обеспечения контроля целостности 

заземляющей.жилы гибкого экскаватор
ного кабеля следует применять кабель с 
контрольной жилой после его серийного 
производства

2 Сечение заземляющего провода определять 
при конкретном -проектировании

3 ПКТП- 40D/6 кВ рекомендуется замените 
на передвижные подстанции с сухим 
трансформатором после его серийного 
изготовления

k До серийного выпуска ЛП-би РШ-6 
применять приключательный пункт типа 

ЯКНО и соединительную муфту cm 1 или см г .
5 Размеры на плане и схеме указаны в метрах
6 Условные обозначения см на листе 26

Принципиальная схема ОтПКТП

> : ц и ф и к а ц и я  электрооборудования

Hii
пп н а й м е  н о в а  ьие. тип

v i-rnaduj -зс, l_3somoo тсвитело , лгн^ . Л О Л П -^гечиниз

1

J>

Передвижная комплект- 
ная m pticyopm am cio - 
ися no&cmoHULp

чктп
S300/35

„Лрмэлектра 
зобоЭ̂  г Бреьан

См л и с т  

10?, Ш, ГйЗ 
Cm ЛьС;гто ж е  ^ __ ПКТП _

- koq[6 Дариино 1 т,и2
ПередвижноСПпрцкпю- 
чательный пункт сТа- пп-
к у у м н ы м  Выключателем -ю/чоо

— 1 CfM лиелт
Н ЯШ оке ПП-6/20£ 2 118, Н9
5 ГПо ж е ПЛ-6/400 /
в Штепсельный разъем Рш-е 137
7 Самоходный кабельный ЙКП- зтм по см диет

для кабеля Юкб ■isoo/isa г эюданоб заказу 2 1*«. 1*5
8 Коан-укосина 2 1*6

С п е ц и ф и ка ц и я  м а т е р и  ал  об
*1М 
П П Н аим ено ва ние Марка,

тип
ГОСТ или 
типовогоnaoWTib

Размер,
мм2

ЕЙ
измКал Примечание

1 Кабель шланговый туми
высоковольтный гибкий КШВГТ-Ю 219-72 Зч 50+3*2/км

2 П7о же ---- —,— 3*35+348-- 2,6
3 то  же КШВГ-б 9386-765*704*16-/7—□
4 т о  оке — II— 3*25НМ0-и- о, 4
5 Кабель переносной с рези-

новой изоляцией КРПТ-0.6613497-Б в3*70+1*2̂ 0,4
6 Пробой неизшшрабаналюмин я М9-Я0 50 кг
1 та же.сталеалншиниевш лс — ,— — Т*

еи: 
а) 
ао_

аCZ

S Опара деревянная 1 См шет
промежуточная Лередбиок ШТ. 129,131

3 Wo оке,с разъебенителем --/,- —0—
10 то  жн концевая --h-- — 130,132
и Заземление местное Комп



A - А  S  §

От n lc m  
H i

П В Л - В к В А -3 (1 '5 0 )*А С ~  I------1

главному
зазем лит елю пп-б/гоо

КШ вГ- 3 * 3 5 + 1 4 0

- С = М )
ЭКГ- 8И

Спецификация электрооборудования

Примечания ■

1 Д л я  обеспечения к о н т р о л я  ц е л о с т н о с т и  зазем
ляющей жилы гибкого з к с к а б а то р н о го  кабеля  
следует пр и м е н я ть  кобель с к о н т р о л ь н о й  ж и 
лой после его серийного производства

2  Сечение заземляющего провода определять при 
к о нкр етном  проектировании

3 П К Т П - 400/6 кВ рекомендуется з а м е н я т ь  но пере
движение п о д с т а н ц и и  с сухим тр а н с ф о р м а т о р о м  
после  ̂ его серийного и з го т о в л е н и я

4 До серийного выпуска п'п-5 пр и м енять  пяиклю - 
чательны й п у н к т  т и п а  я к н о

5 Размеры на плане и схеме указаны 6 м е т р а х
6 Условные обозначения см на л и с т е  2 6

П р и н ц и п и а л ь н а я  схем а

----- -
я л
п п Наименование Тип За бод- изго

товитель
Стадия
изготоо
лъния СОЛ Примечание

1 Передвижная комплект - „Л рм  элетро
ноя т ричсаюрмат орная п кт п- завод ” См л и т
подст анция 400/6 1 г Требам CEPIJUHO i f i t ,  112

г__ Передбижнои п р и кл ю ча -
тельный пункт  с вакуум - п п См лист
ным в ы кл ю ча т е л ем ■ 10/400 1 418,119

3 Та же ПП-6/ m 1
4 То же пп-61200 г
5 Самоходный кабельны й с к п - ЗТМ по См лист

передбижчик (№ /150 'г  Жданов заказу 2 /'H i, 145
6 То же для ка б е л я  Ю к8 - —  - — — г

Спецификация матеяиалоЬ
Я Я
пп Наименование Марка

тип
ГОС7 или
типовогопроекта

Размел
УМг

Сд
изм КОЛ Примеиои

J  _Кобель шланговый бы со- 
кобольтныи гибкий КШВН ю

туми
219-72 3’150-3’25

—
КМ

- ---
2
3

То же 
То же КШВГ- б 938В 76

J'95v3»«
3‘ 15СФ50

' 'Ж — --
4 То же « I . J‘ /£0'UJ5 25.,
5 То же —  — — - — 3'35Ы'Ю 04
6 Кобель переносной с Рези- КРПТ-

новой изоляцией -OJB 13497-68 3*70* (4S 0J- I
7 _Провод неизолированный 

алюминиевый >__'839 80 50 кг
8 То же сталеалюминиевыи м - .1 — Г[___| tn
9 Опоро деревянная пяпме- ' Е

жутоиная пеяедвиж ШГР djо См Лист
Ю То же, концевая —  .. — с 129, fSO'/if
И То же; с разъединителем -  , - —» — - п:
12 Зоземпение местное - Коып



П р и м е ч а н и я

1 Для обеспечения контроля целостности 
заземляющей эр илы гибкого экскаваторного 
кобеля следует применять кабель с ко нт 
рольной деилои после его серийного проиэВод- 
стба

г Сечение зазем ляю щ его пройода определять 
при конкретном проектировании 

зДо серийного йы пхска ЛП-6 и РШ-б 
пригиенять приключательньи! т/нкт 
типа ЯКНО и соединительную мзфту смЫли см2 

М Размеры на плане и схеме указаны Ь 
метрах

5  Целебные обозначения см на листе 26

П р и н ц и п и а л ь н а я  схема
От ПКТП

Специсрикация электрооборудования
NH
П/л Наименование Тип Заоад

тсёителъ
с, ~*иЗиЯ изгато', лен ий 5 Коп1 РриМЕн

1 ПередВижная комплект-
ПКТП - 

-6300/35 1
См лист 
/07,03,09

ная трансформаторная
подстанция

г ПередВижной приклш-
нательный пункт с 5а.
кммным Выключателем ПП-5/Ш г См лист

3 ГЛа лее пп-е/госI 3 не, //9
h Штепсельный разъем РШ-6 в f37

Специсрикация материалов

\N
7 ^ Наименойание

Марна
тип

ГОСТ илик типооо го проект
\Размер,

м м г
Вд
изм. ИОЛ Примечен

1 , Кабель шлангооый ёыса 
коЕольтныи гибкий кшвг-б

333S-
-7S

3*70+
Ч*1£
3*50*1>16
3>25HH0

т

кг

-1—

шт.

71еТС
оа.с
о См лист 

/27 

/28

2 Та ж е ------ V-------- — „—
3 То же _— L

S3 9 80
4 flpaSod неизолироёанный

алюминиеёый Я
5 !То же — 1/------ 70

лБ [Па цсестстеалкииинвебый ж
3 407- 
- 55

CI
7 Опора дереёяннея

Стацианпромежуточная
в та же углоВая -— 1.—
3 flki ж е , отВетВитепьиая —- — /28

/33W [Во ж е,с разъединителем -— /,-------

11 Заземление местное ..
МЗМГ

П нс г
66



. Д - 3 ( К 3 5 ) * Л -

От п/ст

В Л  - 6 кВ

Примечания •>

1 Д л я  обеспечения к о н т р о л я  ц е л о с т н о с т и  заземля

ющей жилы ги б к о го  з к с к а б о т о р н о го  кобеля с л е 
д у е т  п р и м е н я т ь  кабель с к о н т р о л ь н о й  ж и л о и  пае 

ле его се ри й н о го  п р о и зб о д стб а
2  Д о  се р и й н о го  бы  п у с к а  п п - 6  и  Р Ш -6  п р и м е н я т ь

п р и к л ю ч а т е л ь н ы й  п у н к т  т и п а  ЯКНО и  с о е д и н и т е л ь 
ную  м у ф т у  СМ1 и л и  СМ2 ,

5 Сечение за зе м л я ю щ е г о  пробода о п р е д е л я т ь  п р и  кон  

крет ном  п р о е к т и р о б а н и и

4 Размеры н а  п л а н е  и  схем е  у к а з а н ы  6  м е т р а х

5  Услобные обозначения см на л и с т е  2 6

600 ТОО
I f  JL3(t 't85)+M  Г  У \

От
ПКТП

Принципиальная схема
~В Л -  В КВ ч  Л -3(1 *35.) г ЛС-

Л-3(1*150)нЯС  Г_"3
20 0  300

ПП 6/650

ЗВГ 75 65

С п е ц и ф и к а ц и я  зл ект р о о д о р н д о б а н и я

ЯЛ
п п Наименование Тип Зоб од изго 

т обитель
Стадия
изготоб
■ления

Кол Ппимечан

1 Пеяедбижная комплект
ная трансФОРматарная ПКТП- СмЛиСтт
подстанция 10000/35 1 f€7. fas

2 Передбижнои приклю
нательный пункт с ба
кччмным быключотелем /7/7-10/300 Г См лист

3 То же ПП 6/630 2 1/ 8,113
4 То же ПП 6/200 2
5
6

Штепсельный разъем 
Самоходный кабельный

Р Ш -6_ г См лист
'37

пвредбишчик для коде- СКП- ЗТМ По См лист
ля Ю к в 1200/ 150 г Шданоб заказу г /44, 1М5

7 То же, для кабеля 6 кв —  j,^  1 
_______ L -л» — 4

С п е ц и ф и к а ц и я  м от ериалоб

я л
п П Н аим енобание

Марка
тип

ГОСули
типобогопроекпю

Размер,
ммг

£д
изм Кол Пример

1 кабель ш л а  н го бы и - ту ми-
бысакоболыныи гибкии КШВГТ-10 219-72 3*95*346 км 25

г То же КШВГ-6 ЗЗВ8 76 3*150450 гь
j То же — - — 3*1204*35 л 26
4 То же -  — 3*35*1*10 08

J Пробой неизолипибин
ныи; олюминиебыи л 839-8о 185 кг

В То же —  п  ------- ----  „  — 150
_ ? То же

То же, сгалеалюминиебыи
—  л  — 33 ~  ь  ~

8 лс -----  р  ----- I !□ п 1
3 Опора деребянная С : См лист

промежуточная Стационар 3 РОТ-85 шт С » 127
1,0 То же, углобая —  _ —  „  — 1 2 8

11 То же, отбетбительная —  * — —  *  — ~  И “ 128
12 То же, с разъединителем —  л — /3 3
13 Заземление местное К о т и '

От п/ст

8Л-ЮкВ

ПП-10/400 

К Ш В Г Т -3 *  3 5 * 3 i  16

СКП 1200/150 3U  4 0 8 5
*  \

-

СКП 7200 450 ЭШ 25 W0

1КГ ВИ
Р Т М

12 2 5  ПОН 5!

З л е кт р о сн о б ж е н и е  у ч а с т к а  с зкекабото 
рами JB C  55 55 и 7Ш 25 U 0 на 5ск°ы ш е и  
UU но 85 h n r ir 'P iin a m o a iK u U  с  пласт а)
1лон с п и  про и с и /а л ь ь о я  хемЬ спсцити1< j < и

Л о Ф

67



i * i С. ко ^ ,. «■)
^  A *r  ̂|
*4 r2 I;.’

П л а н  с е т и

ш

Примечания
1 Для обеспечения контроля целостности заземляю 
щей жилы гибко э нс на 5а торного кабеля следует 
применять кабель с контрольной жилой после 
его серийного изготобления

2 Сечение заземляющего пройода определять при 
конкретном проектировании

3 До серийного Выпуска ПП-6 и РШ-6 применять 
прцключательный пункт типа ЯНН0 и соедини- 
тельную муфту см 1 или см 2

4 Размеры на плане и схеме ука за н ы  В метрах
5 УслоВные обозначения ем на листе 26

Принципиальная схема

ч1 р  зоо- two "7F~ 
н  J I -

ПП-6/200 ^  ПП 6/200

ЭШ'/С 70 ЭКГ- В И ЭШ-!5 90

РШ 6

кшвг 3>25Ы*Ю,

Спецификация электрооборудования
мы
П П Наименобание Тип Забад из о 

тоВитель
Стадия изгато8 лени я Иол’ Примечай

1 Передйижчая комплект
чая трансформаторная пКтр - см лист
подстанция -5300/35 i /07, ras, m

Z Передёижной припаю
нательный пунктсба- см лист
кззмным ВыключателемПП-Б/ЧОО 2 ив, из

3 То же nn-Bjzoo 3
4 Штепсельный разъём РШ-6 5 См ЛИСТГ37

Спецификация материалов

NN 
п п На именабание Марку,

тип
ГОСТ или ы тип ООО го проекта

Размер 
мм 2 *3

измВол Примечая
/ Нобель шлангоВыи Выси

кобальгный гибкии КШ ВГ 6 9388-76 3x70+146 км
2 То же — — — 1Ю5Ы+/0
3 То же — --- — Ь*25НЧ0-  -
Н РроВод неизолироВан

ный алюминиеВый А 639 80 150 Ч ~~~ ------------ ----------

5 То же ---------- II ---------- — и — 70 II— . .

6 Пробод неизолироВан■ --------------------------.

ный сталеалюминиеВый АС — ■ — 1 I-.72 Г —  -  -

7  - Опора деребянная —  it— — 1 ь—& СМ лист
промежуточная С тациан 3 407 85 Ш Г

С:

127
8 То же, угл о бая ---------- И ----------- —  И — ~+- /ре
9 То же, отбетбительная ----------- I I ------------- — II — —  и— /2 3
Ю То же, с разъединителем —  I I — -“II— Г33
И Заземление местное mat.

n n - 6 / m

Ьш 6
' ' К Ш вГ -  3  ж 7 0  r- f  х / в

ЭЮ 5 50

7  КШВГ- J  XJO  г

V C ^ a c -

ЭИ г 46 энг 4 6 р т м
12 25 006-81

Э-лк -Госснабжение у « с г /<”  с 2 эмснаба\ — - u  ̂ 'сРс ** сексоте зы 'Ото на 
а l Чкласга План сети

-  ь н с я  с < е ч а  с п е ц и ф и к а ц и и ______ [_
Лист

68



Ота ГПП.

. Примечания:
1 Д л я  обеспечения контроля целостности 

заземляющей милы гибкого экскават орно
го кабеля следует притенять кабель с 
конт рольной ж и л о й  после его серийного 
производство

г П К Т Л -5 /0 ,4  кВ рекомендуется заменять на 
передбижные подст анции  с сухим транс - 
форматора* после их серийного изгот ов
ления

3 До серийного Выпуска ПП-5 l Рш-В при - 
менять приклночательныи пункт типа 
9KHQ и соединительную туфту см 1 или cm 2

Я Размеры на плане и схеме указаны В мет - 
рах

5 Условные обозначения cm на листе 26

Принципиальная схема

От n jcm  

к л - 6  к 8

Спецификация з л е н т р о о ^ о р у д о б и ния

н н
п п Ч а и т е н о б сч ^е ГПип Зарод изго 

~г'о6иг*е пь
Стадия
-Зготаь-ления

ко- Г  ^
течении

1 Передвижная комплект-
ноя трансформаторная пк~П- См лист
подстанция 5300 35 - 107 108,109

Т пвред5ижная ком"пектная г»Кт '’ . Яртзлектро '
трансформаторной под нССр -заЗад Сгг ли о ^
станция г 5ре5ан Csd^uho 1 111. 112

3 ЗереаВижнои -сиклюна
теп-ныи пункт с Вакуум- См лисп
ным Выключателем ПП бЦдо х _ 118,119

Ч то же n r -51200 3 -  -
5 OjmencenbHb'j разъем _РШ6 137

Т ! : * г  траиникоВь и -4 ~ 5 ^облежит РаТвайОмле .
7 Самоходный кабельный е к п - ~ЗТМ по

передбижчик 12001 <53 г Ж даноВ заказу 2 См лист 1 чч
” 8 " Крон-укосина /4 6

С п е ц и ф и к а ц и я  м а т е р и а л о в

н  У
п п Н аименоВание М арка

тип
ГОСТ ри 
N типового 
проекта

Размер
м м г

5д
изм Кол

1 Кабель шлангаВыи Вы 
сокоВолнт»ыи гибкий Кии8 Г- 5 5388-75 3453 'Н5С -f/r £

5С
Oj
Cl
а
С;
с>

2
0
ч

та же —  — —  — 3'"0ЧЧ6 -  - .

П о же
Кабель переносной с

—  — — 3*28+1*10 —
КРПТ -

5
резиноВои изоляцией 
Заземление местное

_ J3 66 13437-68 3*70+1*25
Камп

К Ш В  Г - 3*70  + 1*16

Э К Г -  ч  s

С К П - 1 2 1
^ p e _ J = - Q

ЭЙГ35 65 р т м

12 2 5  QOS' 81 К - . - ,



|Av̂ //V/A//̂ '////\y

Dm щст л!2
План сети

v

От щ ст ~ ____
N( Г

К главному 
заземлителю

От n|cm ivM . От п |ст N1
пвт -6 кв у

От п|ст лИ От п|ст
О т  hi cm 

N1 "
Й-3(1*50) +АС-

ПЛ-6/200 - _ЕГ i  jj]

Принципиальная схема
&Я-35 кб От i[C -J(M Q )+flC -cm

л|ст N 2 p
*

У  4 C -3 ( W 0 ) 4 f lC - O
К глабному 
заземлителю

ПКЩ-6/400

ЗКГ-ЗИ
2СпШ-200

К главному 
заземлителю

кшвгз-з<7оо«1б
700
C«n-55D/1SQ 

3 В Г-100.70 л

От п/cm 
н1

ПП-35/300

П р и м е ч а н и я  :

1 Для обеспечения контроля целостности 
заземляющей жилы гибкого экскаватор
ного кабеля следует  применять кабель 
с контрольной жилой после его серийно
го произбодстба.

г  Сечение заземляющего пробода определять 
при конкретном проектировании.

з. П К Т П -Ш /6  рекомендуется заменять на 
передбижные подстанции с сухим трансфор
матором после его серийного изготовле
ния.

ч До серийного быпчска ПП-6 и РШ-Б приме
нять принлмчательный пункт типа 
ЯКНО и соединительную Myqpmv СМ1 или  СМ2.

S. Размеры на плане и схеме указаны б 
м етрох.

6 2  условные обозначения см. на листе 26.

11 'п е ц ш р и ка ц и я ал г к т р п п б о р уб п б п т т

П П. Наименование Тип
Заёод-изго
товитель

Стадия 
йог с mat 
лени я

ЛОЛ

1 Передвижная комплект- „Арммек-
*

ная трансформаторная окт- mpo3aSodJ!_ и/л лист _
подстанция 40 0/6 г. Среёан Сериимо / U1.H2

2 Передбишной при ключа-

тельный пункт с бакуум- пп - Подлежит

ным выключи теле (VI 35/300 j FXpab.r.*;

3 То же ШЫО/ЧОО См.лист
Ч То ше пп-ь/гоо 2 /ТО. //5
5 Самоходный кабельный

перед&ишчик для ка СКП- 3:М. ЛтО - См лист
беля 10 кВ 1200/150 е Жданов заказ к 2 1НН,145

6
7
8

Го же̂ для кабеля 35кв 
Штепсельный розьел 
Крон укосина

екп-
■550/150
РШ-6-13

2 "|Т03ле*14' 
с.Лк (37 
f Кб

Спецификация материалов
N N
п.п. Наименование Марко.

тип
ГОСТ или 
н mono Oh
io проекта

Размер,
т г

2d
]U3M Кол Примечая

1 Кабель шланговьФ высоко- КШВГЗ- ГУ16-505
вольтный гибкий - 3 5 52? 73 3 * 7 3 + 3 * 1 6 к м 1,4

2 Та ж е й ш в г г - ю ci9 - пг ичео тз- оо

3 Т о  ше —  . —  - з*95+зыб 2 , 6

ч То же КШ&Г- 5 3388 - 75 3*35+1*10
5 Кабель переносной с резина-

ёой изоляцией К Р П Г - 0 . 6 6 13497-58 3*73 + 1 *25 _ о : ч

6 П ро &о д н е и з о л и р о в а н н ы й
алюминиевый _____ А 839-80_ 50 г

7 То (не,с(палгалюминие6ыи А С  _ / 70
То же и

9 Опора деревянная про- ал - v  ,  '

межуточная 6-ю к в Передбижн. ^  7:
Еа

129, /31
10 То «е, с разъеденителел! a „ сгз

И Та те, концевая /30, /32
12 Опора деревянная , , у

промежуточная 35 кв _Стаиион . . Л "
ста /29, '25.

13 То же, концебся „ /26
(Ч Заземление местное КС.М.ПИ

РШ-10

Ш̂ГТ-3*95*3*16
■' ' UOC .

скП'<2ад/150

ЭШ-НО 85

От nfew N '

3UJ-5.45

Электроснабжение участка ; экскавстр-ам.. 
Д ВСКРЫШ? ЭШ -кО ?5 И ЗШ-5 ‘-5мД D̂nUGIuJc , ли 'HU ва и JUJ J ' ‘Jnr riRR-PI  ̂ vkiUuJu и 66Р \нйклояныО пласгп,' Пл 

J « -□  UL1 и  G 1 1 : еПь . -риии.;^дл^оя схема. спешизшачии 70



Om n[CfM2
План сети

Примечания:

Для обеспечения контроля целостности зазем
ляющей жилы гибкого экскаваторного кабеля 
следует применять кабель с контрольной жилои 
после его серийного производства 
Сечение заземляющего пробода определять при 
конкретном проектировании 
ПКТП-400/6 кВ рекомендуется заменять на пере
движные подстанции с сухим трансформатором 
после его серийного изготовления 
До серийного Выпуска ПП-6 и PUi-6 применять 
приключательный пункт типа ЯКНО и соедини
тельную муфту CMt или СМ2 
Размеры на плане и схеме указаны в метрах 
Условные обозначения см-но листе 26.

От п/ст м  
ЬЛ-БкВn - h | „  о л - о к о _______ п - + * |От njcm г------------г?--------------— <J=r=.---------- н>— --------------- --- 9ППП

От п|ст М  
А-3(1<120/ + ЙС-

Принципиальная схема

пп-б/чоо

2000 |2500

VT

~ ~ кВ ■ от п/ст

□ J ПП-б/200

Ки1ВГ-3*70+1*1б ки1БГ-з»г5-и><10

N1
К главному 
заземли тел ю

ПП-6/200 

ШВГ-Зк25НМ0

- С -'-1= п  
ЭКГ-4 6

3U1-15 90 ЭКГ-4 б

Спецификация электрооборудования

м
пп Наименование Тип Забод-изго-

тоби тел ь
Стадияизготовления Кал Примечйн

1 Переббижная комплектная „Дрмэлектро
трансформаторная пой- пкгп- ■«Бод11 См лист
станция « 0 / 6 г Ереван Серийно 1 т , «2.

г Передвижной приключа-
тельный пункт с Баку- пп- См лист
умным выключателем -5/ЧОО г «16,119

3 Тс же ПП-6/200 3
Н Штепсельный разъем РШ-б г См ytucm

157

Спецификация материалов

лл
пп Наименование Марка,

тип
гостили
гтшпобогспроекта

Размер
мм£ Ебизм КОЛ Примечай

н Кабель шланговый высо- 9388-
кабольтный гибкии КШВГ-б -76 3*70+1*16 км 0.22 та же — , — —  „ — 3*35+1*10 0,63 То же - — , — — 3-25+1*40 0.6Ч Кабель переносной с рези- КРПТ-
новой изоляцией -660 13407-68 3*70+1*2$ о,чS Провод неизолированный

п
Е
УС«*оа.с
оС

алюминиевый л 839-80 120, 50
В То же сталеалюминиевый ДС — и — -  _I-  I
7 Опора деревянная п р о - См угнел* 

129,151межуточная ПеРедВижн шт
_8_
9

Гоже, с разъединителем — . „ — -  1-

Н О ,  132Тоже, концевая —  м— -ГГ
«0 Заземление местное • КОМЛ

Л-ЗИ»50ЬЛС СИ? ВЛ-БкЗ
2000'Z500 }

____ JГу Ц К главному_С1^р заземли тел ю

1 ПП-б 2QG

От п /с т
м

LКШ6Г-3 «35+1*10

- C f e i
ЭЩ -Ю  70

3LLL-15 90
л ; м

г  / т р п|

Э ш т р о с н А В ж е н и е  учлстка с 2^ к с м а л т о р а  
м и  ЗШ-15 90 НА в ск рыше, а Ш  10 70 НА пере 
Э К С К А В А Ц И И  и Б ВР (2 н а к л о н н ы *  ЛЛАСТЦ План 
сети принципиальндя схема .спецификации

ЛИСТ
71



i J i i P L U i l l l i J h f m u v

Om njcm K2 План сети
л -

flm n|cm лН
О т  п ( с т  лН

П р и м е ч а н и я

i  Для  обеспечения конт роля  ц е л о с т н о с т и  зазем
ляющей жилы ги б ко го  экскаваторного  кабеля 
слебзеш применять кабель с контрольной ж и 
лой после его серийного производства 

г Сечение заземляющею прохода определять 

при конкретном проектировании 

з ПКТЛ~чоо]б рекомендуется з а м е н я т ь  на пе

р е д в и ж н ы е  п о д с та н ц и и  с ш и м  трансформа
тором после гго серийного изготовл ения  

Ц До серийного Выписка. ПП-б и РШ-6 применять 
приклю чательны и п у н кт  т и п а  ЯК И 0 и со 
единительною м уф ту  СМ А или СМ2

5 Размеры на плане а схеме указаны  б м етрах
6 У с л о в н ы е  о б о з н а ч е н и я  с м  н а  л и с т е  2 6

П р и н ц и п и а л ь н А я
*1-3(1*95) + Я С -

с х е м д

От п|ст л)-°?
П В Л -Б к в

vH ! ►  ̂ к, о (3 ■Д'б СтаЗия̂ 1
~3 |1 Н заменой ин ие и Ли гело к ал

! е--я 1
1 ftyCubutf Ни* КОМнЛипСГ г

ная трансф ормат ор - 2 од. • V u„V
ная подстанция Стебан Серии г-̂ 111 112

2 П$рРд&шннзи прикопки.
тельный пункт с
Вакуумным Выключателем См лист

3 То же ‘ з : f.o 118, Н9
ч То же ПП 4)200 3
5 Штепсельный рсььем Р и1 - 6 2 Г» SIL'C/T?

/37
б Самоходный кабельный с к п - отм ПО

для к а б е л я  1Q кЗ 1200/130 в Жданов Заказу См ласт \нч
7 Кран-^космна 2 1bS

Спецификация м атер и ало  6
N№ 
n n Н а и м е н о в а н и е

М арк а 
тип

ГОСТ или 
Ч‘ типс8о го проекта

Размер
мм2

£0 
j }  V %Л приметан

1 Кабель шлангобьи ’ D M H -
В ы с о ко в о л ь т н ы й КШВГГ 10 219-7 г 3*35+3*16 км г 6

2 Го же 1Ш6Г-6 93S8-7S 3*70+1 Чб 0.4
-

3 То же —  — 3*35+<*10 — а 8 ‘
J Го же — 3*16 + 1*6 он ""

5 Кабель переносной с- к р п г -
резино5ои изоляцией -0  бб 13497-68 3* 70+1*25 - 0 я

6 flpaSod неизолиробанныи
алюминиебыа А 839-SQ 35, 35 кг

7 То же стАлеялкзминиеё АС —  ,—
- 8 Опора деревянная 7*

Е
промежуточная Стационар J407-S5 ш т УС

си См АМСГ127
3 То же Перед Sum , 2- /2 9 ,/3 /
10 To/ж е , концеёая ^ ----------- - —  , — t о f}0,112
и То же, :  разъебенителем —  _ —  _ ,

Z J Заземление местное и̂ пл

О т  п/cm 

КЛ-10

А 3(1*35)+ АС-
й ~

ПП-Щ/WO

К Ш В Г-3^35 + 1» О

Зл алв _ „
) №1

К главному 
заземлителю

1-ь гоо

з и м 0 70

З^ектооснобжение учаипка с экскабаторами
зш '5 90 а зи  н" ьэ >о эемзише Зш ft  1C на пе 
Р Е ^ ' к а ь а ц и -  j. £J 2h  ч " + нь у п р о с т а )  План 
сеть принципиальная .Л п -  спецификации

Л ист
72



А -А

Qm n|c,m.r42
П л а н  с е т и

Г
т  п |ст кМ

П р и м е ч а н и я ':
1 Для  обеспечения контроля целостности заземляющей 

жилы гибкого э кскаВ аторного  ка б е л я  с л е з е т  п р и 
м е н я т ь  к а б е л ь  с контрольной ж и л о й  после его 
серийного производства

2 Сечение зазем ляю щ его пробода определять при 
ко н кр е тн о м  проектировании .

3 П К Т П -400/6 кВ р е ком енд уется  зам енять на лередВижные 
п о д с та н ц и и  с сухи м  трансф орматорам после его 
серийного изготовл ения .

4 До серийного вы пуска  ПП- б и PUJ-5 п р и м е н я ть  
прикдкттельиый пункт типа  flKHQ а соединительную 
МУфтз СМ1 или СМ2

5 Размеры на алане и схеме указаны о метрах
6 Условные обозначения см на листе 26

Принципиальная схема

Спецификация электрооборж)о6ания

У М
Л Л Наименование Тип

Завод-изго
товител ь

ZYaduя 
изготовления кал Примечание

1 ПередВижная комапект- Дрмэлектрй-

пая трансф орматор- П К Т П - забод ЕЕ л* лист
ная под станция -чоо/б г Ере&ан Серила 2 111, /У2

2 Передбижной приключа- ~ .

тельный пункт с баюзм- ПП- лист
ным В ы клю чателем 6 /4 0 0 2 118, 119

3 Го же 6 /2 0 0 J
Ч Штепсельный разъем РШ -б 4 &ч~йгсЛЗг~/37

Спецификация материалой

м  
п п Наименование Марка,

тип
ГОСТ или М (Липо- вагопроекта

Размер,
мм* ЕЙизм Кол Примечание

к Кабель шлангобый высо- КШВГ-6 9388 - 75 3-70*1*16
коволыгный* гибкий 3*35*1*10 _км_

2 То же 3*25*1*10
3 То же 3 * 16* 1* 6

ы '
4 Кабель переносной с ое V

зинобой изоляцией КРПТ-660 13497-68 3*70*1*25
<ъ

5 ПроВод неизплиробан-
ный алюминиеВый я 839-80 1 кг

§б То же, сталеашминиейый я с -  - --- 1
7 Опора деребянная С/н Suer

промежуточная Лередбижн сит 129,131
9 ГПо же. с разъеденитвлем
9 Заземление местное WOT1A

Dm nftm ------------------ -
V  г
К главному
заземшитв-лю

ПП -6(200 

КШ ВГ'3 '25 + 1*Ф__

Э К г—I 6

ПП-6/чао

2С6Ш 200Н
Р Т М Электроснабжение участка с зкека&атора- 

ма Эвг-15 и эш ю 70 на вскрыше. Зам * эо ч1 И С Г
12 25 00В-81 н а  •’ре̂ к KQ'jcuUU а  56Р (2 наклонны* п л а с т а )  

Пл а н  сети лоинщмщльная схема спецификации 73



С п е ц и ф и ка ц и я  эл е ктр и а Ь ц ^п о о о ни л

Примечания:
1 Для отвлечения контроля целостности 

заземляющей жилы гибкого зкскабатор- 
ного кобеля следует применять кобель с 
контрольной жилой после еео серийного 
произбодстба
Сечение заземляющего пробода определять 
при конкретном проектировании. 
п к т п  - 4оо/бкВ рекомендуется заменять ' 
на перейбижные подстанции с сухим тран
сформатором после его серийного изготов
ления .

4. До серийного Выпуска пл-6 и Рш-6 при
менять приключательный пункт типа ЯШ  
и соединительную муфту см 1 или cm. 2

5 Размеры на плане и схеме указаны б метрах.
Б.УслаВные обозначения см на листе 26.

Принципиальная схема
пял к кВ _ Q  

300 - и00

(NH
пп

1

Н аи м ено вание

Пнрййбиан̂ ая комплект-

тип , ЗааОЙ 
изго^а вп 1 гол Г;„

1 1 1
ная трансформатор- ПКТП-

_ Серии ж

j Cfi- „лист j
ная подстанция 10000/35 1 1107, шв, го?

2 ГПо же пктп- /Р
3.. г

cm At 
ttt, Н2400/6 _j__£jDeeah _

3 Лередбижнай лриклю- V -  ------------нательный пункт с Баку пп-
— " T "

г
ч умным Выключателем -6/чм Г 2м Аи:т 

ИЗ, Н9ч ГПо же пп'% о
5 Штепсельный разъем Р Ш-6

- "fr VJOln 137 
/4V. ^5-Б Самоходный кобель- скп - ЭТМ по

ный передбижчик 1200 Ц50 г Жбанов заказу " 2 I —

С п е ц и ф и к а ц и я  м атер и ал о в

П.П. Н а и м е н о в а н и й
Марко,

тип
ГОСТ или 
типового проекта

Размер 
ммг 1

Ed
J3M КСm Примечание

{ Кабель шланговый
3*150*1-50 кмбысокобольтный К1ЛВГ-5 3388-76 26

г То ж е -------- ------- 3'70+ИБ С3
63 Та ж б -------о-------- 3K35HUO ч . - 0,

4 То ж е З^В*1-6 0,2
5 Кабель переносной с рези К Р И Т -

~0,8

7~)
е

оQ -с
о
С:

нобой изоляцией — QS6 I3W7-68 5*70*1*25

cm л и с т  
129. * i f

*30 ,1*2

Б Пробод неизалироЕан-
ный. алюминиевый Я 833-80 95 к?

7 Ша жестолеалнминигБни д с ------„ —
8 Опора деревянная

промежуточная Перейбиж iлт.
3 ГПо же.сразъейенителем — —

Ю Шо Же. концебая --------- -—
И Заземление местное htom

К Ш В Г-3*7С -Н Н 6 От  п|ст

0=d>----- ^
ЭКГ-811 Р Ш '6

3 В г- 35.65 ЭШН5Э0

РШ -6 ЗШ -<5 90
кшвг-з*1е+1*б 

гоо

гсош-21
РТМ

12 25 006-81
Злектроснабэкение у ч а с т к а  с э к с к с б а г  
р а м и  З В Г  35 65 и э щ - 1 5  90 н о  б с к р ы ш е , з  
- 1 5  9 0  н а  п е р е э к с к а Б а ц и и  и й В Р Г З н а - о с ч н

то-зш-
перЕэкскаБащ

га1плс;н се^. принципиальной с<ето спецификой

Л и с т
74



I .  Эл е к т р о с н а б ж е н и е  у ч а с т к о в

С ТЕХНИКОЙ НЕПРЕРЫВНОГО ДЕЙСТВИЯ

РТМ
12.25.006-8<

Электроснабжение у ч а с т к о в
С ТЕХНИКОЙ НЕПРЕРЫВНОГО 

ДЕЙСТВИЯ
JIHC г 

7 5



З
и

'-А

П л а н  с е т и

зооо-чосю

Л т ц ипиальная схема
От ПКГП-35/5кВ

ЭР-Г250

Спецификация электрооборудования

NW
njTL

Наименование Тип ЗаВод изго
товитель

С rad и Я, 
изготоСлени я

| кал Примечай
f ПередВижная комплектнаяр П К Т П - С м /wcm

грансфорт подстанция №00/35 i lOTJoBjog
г Передбиянай приключа-

тельный пункт с Вакмм- ПП- 6/200 3 С м  лист
ным Выключателем т . ид

С п е ц и ф и к а ц и я  м а т е р и а л о в

М'М1
ПП НаименоВание

Марка, 
тип

ГОСТ ит> 
нтипоооп 
проекта

Размер.
м м *

Ед
из nr Кол Примечен.

1 Кабель шлангобый Высоко-
НО км Е з —Больтный гибкий кшвг-б 9388-76 345*

г Пробой неизолиробанный
алюминиевый Я 839-SO 1Q кг

У*
ежшоо .е:
ас:

3 7Ьже, сталеалюминиебый лс — 1 _ ____1—If— -
я
5
Б
7

Опора промежуточная 
То же, концеВая 
Опора промежуточная 
то Р|се,с разъединителем

Стацион
-я —

ПередВижн
9------

- - -  .

ш т См лист
124,125/26 
*29, *31

На, 1 1 2  

*30,*32
а То ж е , концебая ЕЕ̂ЕЕ'— —

1 то же, з/глобая 
Зазем ление м естное КОМП/

П р и м е ч а н и я
1 , Для обеспечения контроля целостности заземляющей жилы 

гибкого кабеля слеЭмет притенять кабель с контрольной 
ж ил ой  после его серийного производства 

2 До серийного выпуска ПЛ-б применять  
приключательньрй п ункт  ти п а  ЯИнО 

3. Сечение заземляющего пробода определять при конкретном 
проектировании

Ч Размеры на плане и схеме укозань, 6 м е тп о у  
бУслобные обозначения см на л исте 26

| РТМ 
[ 1 2 J 5 J 0 6 _ 8 I

алектрзс -кэб^гние 'ласптко с зкскабс - 
гсс -м  3'- '253 " • ! *  3 тра^спорпе 
ПлОн с г"1-.пс- __ '^а^смая cxevc _  jm eyuq j'uK a^-u .___  __

Л ист
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Л-лан сети

<5аз гсоо

Принципиальная Схема

Спецификация электрооборудования

NN
ап Наименование Тип ЗаБрд-изго-

т обитель
С т а о ь я
изготос
л ен и я

КС'
| I 
|П о и м е ч а и  i

1 ТеребБиуная комплектная ПКТП-6300 'см  лист I

транссрорм. подстанция 3516 кВ 
ТЖтп-ТОО

6 | 0 .ькв _7ом ’ пе^;разаВоЗsi.peboH

2 : т .т ./оа  I
г
3

То же
Т1еребвижной приклтча-

Серийно
'

см | 
f/f, f/2  \

тельный пункт с Бакуум- см  с~ I
ны т выключателем _ П П -6 ]Ш _ 3 //S, а  9

А То же ПП-6 /2 0 0 к
5 Самоходный кабельный екп- З т м СМ *_С Г

передвижник 1гоо|з50 г жбанов По зскозу 2 /Ы/-/45
В Штепсельный разъем Р Ш -6 1 /37
7 Кран- укосина г

Спецификация материалов

м -
пп

Наименование Марка
т и п

ГОСТ или 
мгиповок 
проекта

Размер
мм1

Ьд
изм

Кол
1

Примек j

1 Кабель шланговый Высоко i
бояыпиый гибкий кш вг-б 3368-76 2450«N50 км *1_,

2 Т о  ж е 3'50Ч*1Б Z С. 11
3 То  же -  — 3>35Ч'<0 3 25 1
к Т о  же и------ 3’25+1*10 13 1

5 То ж е > 3><Б+1'6 ’ 03 i i
Б Кабель переносной с ре-

зоновой изоляцией КРПТ-0,66 13437-68 3*50+1*16 \ г
7 Провод неизолированный

алюминиевый А 83 Э 80 35 к г
в То же, стапеалюминиевый АС — it — 1 1 - СГГ Лс.СГТ)
9 Опора промеж уточная ПарейБижн Ш1Т

7~ь
a /2 9 , / i f

<0 То ж е .с  разъединителем о
Н То ж е концевая —

са_ / ъо■, /3 2

м Опора пром еж уточная Стацион - оcz /24, /2S ,
13 ‘ То же. концевая —  , — Г - /2 6
14 Заземление м естное ьО"’7

_  Примечания
1 Д л я  обеспечения контроля ц е л о стн о сти  зазем ляю щ ей ркчль  

ги б ко го  кабеля следует прим енять кабель с контрольной  жилое, 
после его серийного производства 

2 Да серийного выписка п п -б и Р ш -б  п р и м е н я ть  приклю чателе- 
ны й п у н кт  т и п а  ЯКНО и соединительную  муф ту c iv il или см г.

3 Кабельные линии Б кВ для питания Припайных станций конвейеров 
прокладываются по конструкциям конвейеров 

к Сечение заземляющего провода определять при конкретном 
проектировании

5.Сказанные уА схеме сечения гибком кабеля при конкретном 
проектировании следует проверить на термическую устойчи
вость от действия токов к з .

Б.Размеры на плане и схеме указаны 6 метрах 
гЛсчовнуе обозначения см на листе 26

С 2 П О Г П О Р -Электросчабже-ние участка 
ньнки ком плексами лроизооош пельнаепм  
по 2500 мл г  План с е ти ,п р и н ц и п и а л ь н а  я пи езиит ' схема enfeийтикации_______

Л Й О Т  
77



С ЕГГь Ь П Е ц  -  к г -j_ie^Tp2L5of.bfCijoaj-tJH

3m m  cm 
,35 (10/6 кВ

О т л /с т
35 1Ш/Ю кВ

Принципиальная схема

Огл п / с т
35"<10/ б кВ

V
■J 1

’ -ЗаБ.З „ ж  
т с б и т е ^ с оС

лен j я
Лг Димена*, |

1 ОгребБш* ' J r ' "  ^ Ярмэлекоозабй см ЛисггГ
'г п а н а ю р г  пС̂ с'пс -„ _ - п ю г  чСр/Б г Еребан Серийно 2 111,112

П Оереббижнаи лриклчжо
( телц>ныи п у н к т е  Маккам г “ CfH Лист]
1 ным дыключателем пп- 0/400 / 116, /19

3  Т о  ж е j ПП - 6/200 4
и ттепсельнвщ разъем 1 PUH0 _ 3 /3 7
5_ С ам о ход н ы й  кабельной 1 Скп- 3TM j

пёреЗБиэкэик 1200 /50 г Жданов По занозу Т ~

Спецификация материалов

In Ы 1 Чаимензби-ще I- M jf jo N типового
Размер

/ИП?г
£<? КОЛ Примечай

|г п проекта U3 ГгI
А Кабель шланговый ТУМи
 ̂ ' Высоко&олыт1г1ь ^ с с Ы и ^ Ku.d"~ 2 2 /5 -?£ 3"53*3 '25 К М Н 5

Фо же 3«25-"''3 о ? н
' TIC ''*■ £ к _вГ 6 З Ш  ?s 3>SO*l /ь t >
4 Кабеле перенщчсш : ;е з ч - 1

'кРПТ 066 W  58 5>"2-'1 *25 £74
5 flpafiod неизолированный

алюминиебыи Я 333 so '20 кг
Б Шс же,столеалнзминиесый лс - Е
7 Опора промежуточная Переббижн шт

ТСсио см лист
г Ты ж ? : f i

сх. 129 110,131
5 To ж е  кониебая — т оСг 132
/О Заземление местное Камп

О т п /ст  
35 110/Ш кв

Примечания

1 Для об е спе че н и я  конт роля целостности за зе м л я ю щ е й  я л <  
ги б к о го  кабеля следует  применять кабель с ко н тр о л ь н о й  
ж и л а й  посла е го  серийного  п р о и зво д ст ва

2 До серийного Выпуска П П -Б ( 1й) и РШ-Ю прим енят ь  
приключательныи п у н к т  типа WHO и соединительную 
мзфти см I или сгн 2

3 Сечение з а з е м л я ю щ е го  лриоода о п р е д е л я ть  при  к о н к р е т 
ном  п р о е к т и р о в а н и и

4 Р азм еры  но плане и сче м е  у к а з а н ы  £ м е т р а х
5 Злобные. обозначения см на листе 26

р т м
12 25006-81

•Э л е ктр о с н а б ж е н и е  у ч а с т к а  с з к е к а -ваторам j ЗРш'Рц 5000 на добыче иЭк' /25 на вскрыше при ofcjd тоанслорте План сети принципиальная с к ото.специери ка ц j и
Лист
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гЪ а и  сети C n e ^ z -^ 'З ц -9 з г s*mрообарудийи

2C0C - 2500 >
- 1 -  -гз^о 5 а н ~ е ^  ~

З а в о д -з г о  
п о б и т  ель

Г " 2 Г_ 9Р

лениЯ

!
~ :L *2ч0н

1

2
3

''ередбижная_ комплектная 
трансферт подстанция 
та же
Передвижной приключатех*

ПКТП-Б300
3 5 /10 кВ  

пктп-бзро. 35/6 ИГ _ -
1
г

См лист 
107, iOB, toy

ныи пункт с Вакуумным См лист
выключателем пп-ю Н оо 1 118, 119

4 т ож е  / ПП-брйю 4
5 ' 
S

ГПо же
Штепсельный разъем

ПП-В/200 
РШ-Б/Ю )

8
4 ~ См лист " 137

7 [Роже, тройни новый __
Самоходный кабельный

г ---------- 1 Т о ' подлежи++• разрвш^'+е
См лист8 СКП- ЗТМ,

9
передВижчик 
Кран-укосина ■

-1200]/50 г  Жданов ПОЗакаЗУ 2
5

/9 0 , /4 5  
146

С п е ц и ф и к а ц и я  т а т в р и а л о И

М  
п п Н а и м е н о в а н и е

М а рка
тип

ГОСТ или 
^типово
го проект

Размер,
ммг

8д
U3M Нол Примечай

1

~2~
3
М

Кобель шланговый вы
соковольт ныйгибкой  
т о ж е  
т о  ж е  
т а же

КШВГТ-(0_
КЩВГ-5

ТУМИ  
219-72 
9388 75

3*160+3*25
ЗЧ50+МО
3*MMj35
3*35+1*10

нм 28
28 
8 5 
0S

5 т о ж е — »------ — ,— 3%25+1*Ю 2 6
6 то ж е ------ ,— — , - - 3*16+1*6 - /7
7 Пробод неизолированный ----- ,—

алюминиевый Д 839-80 120 кг -
~8 то же сталеалюминиевый л с — ■ — 1 .... J
9 Опора промежуточная Стационар 3407-85 шт 1 См лист

ta то же, концевая --------— — 127, /2 8
11 [По же, угловая__________ — ,— — „— - - *5
12 ГЛо же с разъединителем — —
13 Заземление местное

Примечания.
i Доя обеспечения контроля целостности заземляющей жимы, 

гибкого кабеля следует применять кабель с контрольной тлои 
после его серийного производства 

г До серийного Выпуска пп-6(ю)ц рш -6(ю) применять прикпючателЬ - 
ный пункт типаЯКДО и соеоинительную муфту см 1 или см 2

3 Сечение заземляющего пробода определять при конкретном проектировании
4 Указанные на схеме сечения гибкого кабеля при конкретном проекта - 

ройаяии следует проверить но термическую устойчивость
от действия т оков к  3

5 Магистральные кабельные лини*- 5кЬ для питания приводных 
станции конвейеров прокладываются па конструкциям конвейеров

5 Размеры на плане -  схеме указана 5 метрах 
7 Условные обозначения см на листе 26

р  I м
17.25.0Qfi 8

Зг?
'Ч г п б -  'ф/КцЧ"

'кг  '  С '
comj '2*2 - "--и-*3 '2SCî 4hcUsii -■— -гС- jo . кос с«?от?ггР г

: 1
1иг:т
7 9



ьлщц.

1
i

■^пииг
1 . . 
[гьердвижная комплектное

1

ТйтПомк
1 0 1

11

1 Чан
L »  Xueir, "

mPOHcwi подстанция 35/6 к 8 , , го/ Щ
2 1о «се ______ 2 '
3 То же 1 3
ii Подвижной приключц- -

тельный пункт с вакуу^ См лист)
ным выключателем лл-#юо г if8. Иц

5 Тоже : пп-6/wo ч- -  ~

6 Го же пп-6/гоо 4 ***
7 штепсельный разъем РШ-8И0) 10 О  <«йй—  

ПУ
8 То же, троимикобый 1 - J 40 ГЩД|| MiiM—*РОЗГабОшиР
9 Самоходный кабельный екп- См лист

передбижчик “1200/150 Ш.гШноБ По 10(43» 5 /4V, /4^~
10 Кран-укосина 8 /4*6

Спецификация материалов
NW Наименование Марка

(Пип
ГОСТ или N типовом проекта

Размер.
ммг

£д
U3M Кол Примечан

1 Кабель шланговый высоко- ТУМИ
больтныи гибкий на ЮкВ КШТ-10 219-72 з-150̂ >гз км б о

2 То же наб к& ШВГ-6 9388-76 3*130*1*50 и - 9 0
3 Тоже -----и----- -  ,— 5*70+1*15 3 5
4 Тоже Й -  , - 3*50+1*16 « 5 5
5 Тоже II ---- 3» 25+1*10 N 0 8
б Тоже —  к  — — " — 3*16+1*6 И 0.2
7 Провод неизолированный

алюминиевый Й 839-80 185 кг
8 То же, сталеалюминиебый PC — -  II- ФС

3 Опора промежуточная Ст&циан 3 407-65 mm о
с х

СМ лист
10 То же, концевая —  И — — /1- / 2 7 ,  п е

11 То же, угловая —  „ — ----II — -  I - а п

12 Заземление местное коми

Примечания
i Для обеспечения контроля целостности заземляющей жи

лы гибкого кабеля следует применять кабель С'контроль- 
ной жилой после его серийного производства

г До серийного в ы п у с ка  ЛП'6(Ю)и РШ-6(10) применять 
п р и кл ге ча тел ьн ы й  п у н к т  т и п а  ЯКНО и соединительную 
м уф ту СМ! или СМ2

3 Сечение заземляющего нроБода определять при конкретном 
проектировании

4 Указанные на схеме сечения гибкого кабеля при нонкретном 
проектировании следует проверить на термическою остой
чивость от беистбия токов к з

5 Магистральные кабельные линии 6 кЬ Оля питания приводных 
станций конвейеров прокладываются по конструкциям к о н в е й е р о в

в Размеры на плане и схеме указаны Б метрах
7 зл обны е  обозначени я  см на л и с т е  26

1рГ,с; р!I U ‘ и ill

Злгктроснабчеяи? унастьа с г ре пор «мни по ir  { 
иксами ‘,250,М, (ч ча ьь̂ рыше, « u j и31ч паи йчче и I ошМ«оАрозователем Орш 5г50|90 на отвале план | 
сети,принципиальная схема тгци<р1|*а.ччи 1

J U C  1
50



П л а н  с е т и
W J УаименаВание 'Jc5jC Стаби

лен л я
-

/ ПереЗ&ижнця комплектная Ш е т См.лист
трансщарм. подстанция 3 6 / и  к Б 3 7° 7,/03, ту

2 Та же ЛК 777 - ВТ Од
3S/5 1.

3 Та же ПКТП-4000 1
~Т ~ ПереШижной приключу^

_ЛУбл£.. .. • - — а
тельный пункт с Вакуум -См. лист

_ - ным Выключателем ПП-Ю/400 3 itS, //g
5 Та ж е ПП- 6/400 4
6 Штепсельный- раз ъем РШ- 6-10 20 *37
7 Та ж е , тройникабый г ---- п 40
В Самоходный кабельный См. лист

передвижник щ н Щ Ш ЗТМ гШданаВ Во заказу 4 14ч,/и 5
9 К ран- укосина 6 ГЧ6

Hi#
nln

to

Спец иф и кац и я  м ат ери ал ов

ИаимеыоВание
Кабель шлан scStnt! 
(ысокобозшний гибкий кивгтчо
Га же
То же
То же
Галсе

Kerfмь бранираВайный
Опора . промежуточная
То ж е, канцеВая
Го ж е  атВетЬитель пая
Заземление местное

М арка,
тип

кшаг-6

Ш А-  6 0 0 0
Стацион-

ГОСТ или 
U типово
го проект
ТОМИ
W '  72
93S8-7S 34S0H-SV

to НО-73

Размер,
мм*

ЗЧ$0*3'Я км

ья*и«
Ь25+Ь
jr/e+/'S
3*120

£д-
иш.

too

кот(

бел. Примечаю

т

0J
1.5
о.П
2 ,0

124, /26,

*26

-  \0т nfci 
бЧю/бкВ

ЗРЩ-5250
<© 3

ЗРШРД-5250 m-SBSO/t050

^КЛТЛ-525В

КРЗ-5250[Ш0

с н  _
ашр-5250рза nr-szsojes *лз-5250/teso

Примечания: '

обеспечения контроля целостности заземляющей ж или  
гибкого кобеля следует применять кобель с контрольной ж и 
лой после его. серийного производства.

2, До серийного Выписка nn-6(ioJ и РШ- 6 (to) применять лриклш на
тельный пункт типа ЯКНО и соединительную марта СМ1 или СМ2.

3- Указанные на схеме сечения гибкого кабеля при конкретном . 
проектиробании следует проберите на термическою 
устойчивость от деистВия такоВ Н.З.

б Магистральные кабельные линии 6кВ для питания приВадных 
станций конбейероВ прокладываются по конструкциям 
канЗейероб.

б. Размеры но плане и схеме указаны В метрах.
6. Усяобные обозначения см. но листе 26 -

Р Т М
1 2.25. 006- 81

Электроснабжение участка с роторными комплексами 3252 м3/ч ^  рдрыче ( jOhumJ и на о с к р ы ш е  ( оЬамрр. Ллап сота при/чципи-ольная схема, спецификации
Л и с т

B i
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СПРАВОЧНЫЕ

Таблица I . I .

Удельные расходы электроэнергии по экскаваторам 
разрезов.

л и * *
п#п* ; ' Наименование

.'Удельный расход 
электроэнергии, 
: кВт.ч/мЗ

I .  Одноковшовые экскаваторы типов:

I . I .  ЭКГ-3,2 /э К Г -2 у /: ЭКГ-4,6; ЭКГ-5- 
/ЭКГ-3, 2 у / ЭВ1МИ; ЗКГ-8И 
/ЭКГ-6,Зус ; ЭКГ-4у/ 0 ,4  -  0 ,6

1 .2 . ЭКГ-12,5, /ЭКГ-Ю ус; ЭКГ-6,Зу/, 
ЭКГ-20 /Э К Г -Ю у / - 0 ,7 5 -0 ,8 5

1 .3 . ЭШ-5.45: ЭШ-10.60; ЭШ-Ю.70; 
ЭШ-13.50 0 ,6  -1 ,0

1 .4 . ЭШ-15.90; ЭШ-20.75; ЭВГ-15 1 ,1 -1 ,3 5
1 .5 . ЗШ-25.100; ЭВГ-35.65; ЭШ-40.85 1 ,5 -1 ,7

1 .6 . ЭШ-80.100; ЗВГ-100.70 

2. Роторные экскаваторы типов:

I , 8 -2 ,0

2 .1 . ЭР-630; ЭР-1250; ЭР-2500 0 ,5 -0 ,6

2 .2 . ЭРШРД -5000 0 ,7

МАТЕРИАЛЫ Приложение I 

Таблица 1 .3 .

Коэффициенты спроса и мощности для передвижных 
машин и установок разрезов

JW* * Наименование электро- 
пп ; приемника

•

;Коэффи- 
•циент 
: спроса,

! к°

.Коэффициент 
: мощности,
: cos f

I .  Экскаватор одноковшовый с приво
дом по системе "Г -Д ":

-

I . I .  На вскрыше 0 ,5 -0 ,7 0 ,5 -0 ,6 5
/0 ,6 -0 ,7 5 /о п е р .

1 .2 . На добыче 0 ,5 -0 ,7 5 0 ,5 -0 ,7
/0 ,6 -4 ) ,8 /  опер.

2. Экскаватор роторный 0 ,6 -0 ,7 0 ,7

3 . О^валообразователь ленточный, 
перегружатель 0 ,6 -0 ,7 0 ,65

4. Станок ударно-канатного бу
рения 0 ,5 -0 ,6 0 ,65

5 . Станок вращательного бурения 0 ,5 -0 ,7 0 ,7

6- Конвейер .ленточный 0 ,6 0 ,7

7 . Землесос с  приводом до 200кВт 0 ,6 0 ,75

8. То же, о т  200 до 2000 кВт .0,8 0 ,9  /о п е р . /

Примечание:. I .  Нижний предел указан для легких, верхний -  
для тяжелых грунтов.

2 . Для одноковшовых экскаваторов с  приводом по 
системе "ТП-Д" значения Кси cosfпринимаются 
по данным завода-изготовителя.

Р Т М Приложение 1 . Л и с т
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1
Т а б л и ц а  1 2

Те хничеокие характеристики сетеВых электроприёмнипоб эн ска б a mпроб

1II
1 

1

М о щ н о с т ь  
с е т е в о г о  

э л  двигат еля,
Н 3/77

Номинальный
т он,
А

Номинальное
напряжение, 

В
c o s ' /

Крат ност ь
//ц енов ого

т о н а
I  п .н

К р а т н о е  т ь  
п у с к о в о г о  
м о  /vie н  та

М п

К р а т н о с т ь  
максимального 
(критического) 
м о м е н т а  

Ми. н Мн

Мощность транс
ф орм ат ора  
собст венны х  
н у ж д ,  

нВ АЛ и М н
_ Э П Г ~ 5  

Э Н  Г -  4 6 2  5 0 2 9

6 0 0 0 0 ,9

5 ,0 7, 7 2 ,0
/О О

ЭН Г -  3, 2 
Э Н Г - 2 У

х)
4  2 0 40,4 - — —

Э Н  Г  - в И 
ЭН Г- б 'ЗУС  ' 5 2 0 6 3 ,5 6 0 0 0 0 ,8 5 (о п е р ) 5 , 5 0 1 2 ,0 1 0 0
э н  г -4 у

■э н г  - f2,S 
ЭН г- 10 ъс 
Э Н Г- 6,3 У / 2  5 0 /4  3 6 0 0 0 0 ,9  -  — 4 ,5 • 0 ,7 2 ,0 / 6 0

э н г - Z 0 2  5 0 0  ^ ~ ~б о д о г  0 ,9 — 2 5 0  ~
Э В Г - 3 5 6 5 М 2 х 2 5 0 0 2 х  2 7 9 6 0 0 0 0 ,9  (опер.) 1 5 А 3 2 ,3 2x400, 250; /0 0
Э в  Г- /0 0  70 2 х 6 3 0 0  У 3 5 0 0 0 - - - - — /600, /ООО, 6 3 0

ЭШ - 5  4 5 М 5  2 0 5 3 ,5 6 0 0 0 0 ,6 5  (опер] 5 , 5  ■ 0, 7 2 .0 " ’ _
Э Ш - !0  70 Я  
Э Ш  - /6 .9 0  Я 
Э Ш  - 2 0  75

/ 2  5 0  

/О О О

/ 4 3 6 0 0 0 О, 9 _—

*
1

0, 7 2 ,0 2 5 0

2 2 5 6 0 0 0 0 ,3 5  — 0 .9 2 ,2 2  х 4 0 0

Э Ш -2 5  /0 0 Я 2  х /О О О 2  х 2 2 5 6 0 0 0 0 .8 5  — — 5 ,3 0 .9  ~  _ 2 .2 2  х 4 0 0

Э Ш - 4 0 5 5 3 х 2 2 0 0 3 х /5 9 /о о о о 0 ,8 5  — и - 5 ,5 0 8 /, 8 2  х 4 0 0

ЭШ  - SO / 0 0 4 х 3 6 0 0 ~ 4  х 2 4 0 fOOOO 0 .9  — 6 .5 0 .6 2,3 2 х /6 0 0
*/ Указана мощность гр-ра 5 кВ А

В ы б о р  м о щ н о с т и  П Н Т П  и  с е ч е н и я  к а б е л я  д л я  б д р о б ы х  с  т а я  к о  В

Таблица /б

Тип
бурстанка

Устанобленная
мощность,кВт

Коэффициент
спроса COS У

Расчётная
мощность,нВА

Расчётный тон, А Мощность 
ПКЩ пБА

Сечение .кабеля, мм*
380 в 660В 380 в 66 о в

СВР- /60 /23 0, 65 Р 7 П9 /80 /05 /60 3x50+1 */6 3 х 25 +1 х/о
С Б Ш- 200 280 0, 7 280 428 246 400 2(3x70+1X26) JX 70 + 1x25
2С5Ш- 200Н 282

.
282 43/ 249 400 2(3x70+ 1*25) 3 х 95+1х35

С5ШК- 200 2 95 _  _ — — " 295 ~ 4 / Г 260 400 2 (3x70+ /х 25) 3 х 95 + 1 х 35
СБШ - 250 " 322

. ~Э22 492 284 400 2(3x95+7x36) 3 х f20 +1 х 35

РТМ j Приложение  /  Рт/оабоч'/ые Лист
\2 25 006-811 84



Таблица 1.5

Допустимые длительные токовые нагрузки на голые 
алюминиевые и сталеалюминиевые провода /Допусти
мый нагрев + 70°С при температуре воздуха + 25°С/

/ПУЭ, табл .1 -3 -3 9 /

Алюминиевые Сталеалюминиевые

Марка
привода

Токовая нагрузка,А 
-------------------------------------- --Марка

вне поме
щений •’ внутри поме- 

.* щений
провода

Токовая нагрузка,А

вне пом е-’ внутри ло
щений |ме щений

А-35 ■ 170 130

А-50 215 - 165

А -7 0 , 265 210

А-95 320 _ 255

A-I20 ’ ‘ 375 300

A-I50 440 355

A-I85 500 410

АС-25. 130 100

АС-35 175 135

АС-50 210 165

АС-70 ‘ 265 ' 210

АС-95 330 260

АС-120 380 305

ЛС-150 445 365

Таблица I.G .

Допустимые длительные токовые погрузки 
на гибкие силовые кабели, применяемые 

на разрезах.

Сечение * Токовые нагрузки на кабели, Ах̂
токовопро-:— ------- ------------ :---------------------------------- ------------------------------------
водящей .црпт : К1ШЗГ-6, К1Ш31М-6, КШЗГ-Ю и т .д .
жилы, мм2 jctc  и ---------------------------------------------------- ■------------------------------------

;др .до ' при числе слоев навивки’ на барабане
:бвов : : _____________________________________ .

— : 1 -3 -7 / ! I J L  _ _  д _ з _

16, 105 90 70 55 45
25 135 _ 120 95- 75 60
35 • 165 145 115 90 75
50 200 180 145 ' 115 90
70 250 220 180 140 115
95 300 265 215. 170 140

120 340 310 250 200 160
150 - 350 290 225 185

Токовые нагрузки относятся к кабелям как с зазем
ляющей жилой, так и без таковой.

Приведенные нагрузки допускаются при температуре окру
жающего воздуха + 25°С.

Указанные нагрузки даны для длительно допустимой темпе
ратура на жиле + 65°С.

■РТМ Приложение 1. ист
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Таблица 1*7
Экономическая плотность тока /ПУЗ, табл Л -3-37 

и справочный материал/

Наименование
проводников

Предельная экономическая плотность тока,

При продолжительности использования мак- 
V_ симума йагрузки, ч

свыше 1000 д о : Свыше зо00 До : свыше 5000
^°00 • 5000 :до 8700

I * 2 3 4

Голые провода и шины 
медные*
То же, алюминиевые
Европейская часть СССР, 
Забайкалье и Дальний 
Восток

Центральная Сибирь, 
Казахстан, Средняя 
Азия
Кабели о бумажной и 
провода с резиновой 
и полихлорвияияовой 
изоляцией с медными 
жилами
То же, с алюминиевыми
жилами
Европейская часть СССР, 
Закавказье, Забайкалье , 
и Дальний Восток

Центральная Сибирь, 
Казахстан, Средняя Азия
Кабели с резиновой и 
пластмассовой изоля
цией с медными- жилами
То же,с алюминиевыми
жилами
Европейская часть СССР, 
Закавказье, Забайкалье 
и Дальний Восток
Центральная Сибирь,Казах
стан и Средняя Азия

2,5 2 ,1 1 .8

1 .3 1Д 1.0

1,5 1 .4 1 .3

3 ,0 2 ,5 2 ,0

1 .6 1 .4 1 .2

1 ,8 1 .6 1,5

з ;5 3 ,1 2 ,7

1 .9 1 .7 1.6

2,2 2,0 1 ,9

Таблица 1 ,10 . I

Значения удельных емкостей на фазу и емкостных 
токов для бронированных кабелей с бумажной про

питанной изоляцией

Сечения жил 
пп; кабеля, мм2

Удельная емкость жи
лы кабеля, 3 

мкФ/кмЛО"
Удельный емкоетнойоток 
кабеля , А/км-10

• ; 6 кВ :10 кВ : 6 кв : 10 кВ

I 3 х 25 140 1X0 460 360
2 3 X 35 160 130 520 420
3 3 х 50 180 140 590 460
4 3 х 70 210 160_ 680 520
5 3 х 95 240 190 790 620
6 3 х 120 270 200 890 650
7 S' х 150 315 240 1030 780
8 3 х 185 360 260 l l 8 0 850
9 3 х 240 400 300 1300 980

Таблица I . I I .
Расчетные значения удельных емкостей на фазу 
и емкостных токов для кабелей марки КШВГ

т
пп

Сечения жил2 - . 
кабеля, мм

Удельная емкость жк~ч: 
лы кабеля, мкФ/км.Ю. Удельный емкое тнойг.1 

кабеля, А/км.10 -

6 кВ :10 кВ : 6 кВ : 10 кВ

I 3 х 25 + 1 х 10 290 220' 950 720
2 3 х 35 + 1 х 10 330 250 1080 820
3 3 х 50 + 1 х 16 360 280 1180 920
4 3 х 70 + 1 X 16 430 320 1400 1040
5 3 х 95 + 1 х 25 490 350 1600 1140
6 3 х 120+ I * 35 530 370 1730 1210
7 3 х 150+ I х 50 590 420 1930 1370

Р Т М П р и л о ж е н и е  1 . Л и с т
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[i L ' j и в н н е  и i т Ш Ш ’С ВОГТ] о г 1 ь о з д у ш ш . х  л и ш ь о  / З л п и л  1 . [2

С о п р о т и в л е -  5 f o 5 e ? -
С е ч е

“------\—

н и  е , мм^

6 \ 1 0 : 1 6 ________ 2 5 ; 35 5 0 : 7 ош е  - р и ч е с -  
. к о е
' р а с с т о я -  
• ш е  м е ж - * М а  т  е р  и  а л
. д у  п р о -  
: в о д а м и ,  

мм * Медь . Н е д ь : А л ш и -
: н и й 1Ледь : А л к м и -  

: н и й .м е д ь : А л ю м и -
У Н И Й

С т а л е а ы о -
ш н ш ! :Медь !А лю м и-

! ш й
■ ' . С т а л е а л ю -  

: ы ини д ]\1едь

А к т и в н о е  - 3 , 0 6 1 , 8 4 1 , 2 1 , 9 8 0 , 7 4 1 , 2 8 . 0 , 5 4 0 , 9 2 0 , 5 1 0 , 3 9 0 , 6 4 ‘ 0 , 6 3 0 , 2 2

И н д у к т и в н о е  4 0 0 0 , 3 7 1 0 , 3 5 5 0 , 3 3 3 - 0 , 3 1 9 - 0 , 3 0 3 - - 0 , 2 9 7 - - 0 , 2 8 3

6 0 0 0 , 3 9 7 0 , 3 8 1 0 , 3 6 8 0 , 3 5 6 0 , 3 4 5 0 , 3 4 5 0 , 3 5 6 0 , 3 3 6 - 0 , 3 2 5 о со со сг — 0 , 3 0 9

8 0 0 0 , 4 1 5 0 , 3 3 9 0 , 3 7 7 0 , 3 7 7 0 , 3 6 3 0 , 3 6 3 0 , З о 2 0 , З о 2 - 0 , 3 4 1 0 , 3 4 1 - 0 , 3 2 7

1 0 0 0 0 , 4 2 9 0 , 4 1 3 0 , 3 9 1 0 , 3 9 1 0 , 3 7 7 0 , 5 7 7 0 , 3 6 6 0 , 3 6 6 - 0 , 5 5 5 0 , 5 5 5 - 0 , 3 4 1

1 2 5 0 0 , 4 4 3 0 , 4 2 7 0 , 4 0 5 0 , 4 0 5 0 , 3 9 1 0 , 3 9 1 о со 30 о 0 , 3 8 0 - 0 ,  59 ■ 0 , 5 6 5 - 0 , 3 5 5

1 5 0 0 _ 0 , 4 3 8 0 , 4 1 6 — 0 , 4 0 2 0 , 4 0 2 0 , 3 9 1 0 , 3 9 1 0 , 5 8 5 0 , 3 8 0 0 , 3 8 0 @ , 3 7 4 0 , 3 6 5

2 0 0 0 _ 0 , 4 5 7 0 , 4 3 5 - 0 , 4 2 1 0 , 4 2 1 0 , 4 1 0 0 , 4 1 0 о , 1с :  . 0 , 3 9 8 0 , 3 9 8 0 , 3 8 2 0 , 3 8 5

2 5 0 0 _ _ 0 , 4 4 9 _ 0 , 4 3 5 0 , 4 3 6 0 , 4 2 4 0 , 4 2 4 0 ,  ' 5 7 ь  , 4 1 3 0 , 4 1 3 0 , 4 0 6 0 , 3 9 9

8 0 0 0 _ 0 , 4 6 0 _ 0 , 4 6 6 0 , 4 4 6 0 , 4 3 6 0 , 4 3 6 0 , 4 2 5 0 , 4 2 5 0 , 4 2 3 0 , 4 1 8 0 , 4 1 0

3 6 0 0 _ 0 , 4 7 0 0 , 4 5 6 - 0 , 4 4 5 0 , 4 4 5 0 , 4 5 8 0 , 4 3 3 0 , 4 3 8 0 , 4 2 7 0 , 4 2 0

*4000 _ - 0 , 4 7 8 - 0 , 4 6 4 - 0 , 4 5 3 0 , 4 5 3 0 , 4 4 6 0 , 4 4 1 0 , 4 4 1 0 , 4 3 5 0 , 4 2 2

4 5 0 0 _ - - - 0 , 4 7 1 - 0 , 4 6 0 - - 0 , 4 4 8 - - 0 , 4 3 0

5 0 0 0 — - - - - - 0 , 4 6 7 - - 0 , 4 5 6 - - 0 , 4 4 2



Продолже кие табл.1 .1 2 .

'Среднее С е ч е н и е , гыл
Сопротив
ление ческое 

.расстоя - 
*ние ыеж- 
:ДУ про
водами,

'• мм

: 70 ; 35

М

120

а т е р и а л

150 * 185

111

i 
SMb.

I
*Алюьш-
:яий

.* Стале-  
;алюми- 
:ний

Медь :АлР'1И~ •' шедь:шш
Стале-
алюми-
ний

:Медь :Алеми-
:нии

;Стале-
галюми-
;ний

;Медь :Алкми-
;яий

;С¥але- 
; ал ш и- 
:ний

: Медь 
1

*Алши-
:НИЙ

:Стале- 
:алктг- 
•ний

(' Активное 0 ,46 0 ,45 0 ,2  0 ,34 0 ,33 0,158 0,27 0 ,27 0,123 0,21 0 ,21 о д о з 0,17 0 ,17
!, Иадуктив- 
! ное 400 _ _ 0,274 - - - - _ — _ — _

600 0,315 - 0,300 0,308 - 0 ,292 0,297 - 0 ,287 0,288 - 0 ,280 0,279 -

: t. 800 0,334 - 0,318 0,309 - 0,310 0,313 - 0 ,305 0,305 - 0/298 0,298 -
1000 0,345 - 0 ,332 0,334 - 0,324 0 ,327 - 0 ,3 1 9 0,319 - 0 ,313 0,311 -
1250 0,359 - 0,346 0,347 - 0,338 0,341 - 0 ,333 0,333 - 0 ,327 0,328 -
1500 0,370 0 ,364 0,357 0,358 0,353 0,349 0,352 0,347 0 ,344 0,344 0,340 0,338 0,339 -|! 2000 0,388 0,382 0,376 0,377 0,371 0,368 0,368 0,365 0,363 0,363 0,358 0 ,357 0,355 -и 2500 0,339 0,396 0,390 0,390 0,385 0,382 0,382 0,379 0 ,377 0,377 0,372 0,371 - -

1;
i: 3000 0,410 0,408 0,401 0,401 0,397 0 ,393 0,393 0,391 0 ,388 0,380 0,374 0,382 - 0 ,377
V%&. 3500 0,420 0,417 0,411 0,411 0,406 0,403 0,403 0,400 0 ,398 0,398 0,398 ' 0 ,382 - 0,386

К 4000 “ 0,428 0,425 0,419 0,419 0,414 0,411 0,411 0,408 0,406 0,406 0,401 0,400 - 0,394

4500 - 0,439 0,426 _ 0,422 0,418 - 0,416 0 ,413 - 0,409 0,407 - 0 ,402

ь ___________

5000 0,433 - 0 ,429 0,425 0,423 0,420 0,416 0 ,414 0,409

Р Т М П р и л о ж е н и е  1. Л и с т
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Таблица I . 13

Активные и реактивные сопротивления кабелей с мерными 
жилами

Сечение
мл2

Активное сопро
тивление ,

Реактивное сопротивление, 0 м/ км, 
для кабелей напряжением,кВ

: 0 м/км ! 6 i i o 120 *|35

10 1,78 0,100 0,113 - -

16 1,12 0,094 0,104 - -
25 0,71 0,085 0,094 0,135 -
35 0,51 0,079 0,088 0,129
50 0,35 0,072 0,082 .. 0,119 -
70 0,26. 0,069 0,079 0,116 0,132
95 0,19 0,069 0,076 0,110 0,126

120 ' 0,15 0,066 0,076 0,107 0,119
150 0,12 0,066 0,072 0,104 0,116
185 0,10 ■ 0,066 0,069 0,100 0,113

Приближенные значения удельных сопротивлений 
грунтов и воды om.cm.X04

Наименование грунта .’Пределы колебаний 
: величины

* Рекомен -  
: дуемые 
: для пред- 

варитель- 
: них рас- 
: четов

П е с о к ............................... 4 -  10 и более 7
Супесок ............................... 1,5-4 и более 3
Суглинок ................................. 0,4-1,5 и более I
Глина о ................................. 0,08-0’,7 и более 0,4
Садовая земля ........................ 0,4 0,4
Значительный слой глины 
/до 7-10 м/, глубже каменис
тый -  скала или гравий _ 0,7
Каменистая глина /приблизи-

тельно 50 %/% верхний слой 
глины толщиной 1—3 м, ниже
гравий, каменистый хрящ

Мергель, и зве с тняк,крупно
зернистый песок с валунами
Скала, валуны ....................
Чернозем ...............................
Торф.......................................
Речная вода /на равнинах/ 
Морская вода .......................

- 1,0

- 10-20
_ 20-40

>,096-5,3 и более 2,0
- 0,2

0 Д -0 ,8 0,5
0,002-0,01 0,01

Р Т М Пр и л о ж е н и е  1. Л и с т
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о о про т;ш донке рас те кашпо одиночного заземлктеля
Таблица ± . i ;

Схема расположения ; Тип зазем- 
заземлителя : лителя

■У ) ) >) ?) 7 ? > \ 77

V

у ;  s /■“ [7?  / s s a / ;

v

Т Т 7 7 Т 7 - , 'У  ?  /

t i

d i

V C _ J

/  /S S  s S 7 T T V S S S / /

I
ь

Формулы расчета 
сопротивления 
растеканию

Типовые параметры 
заземлителя

: Сопротивление 
; растеканию, Ом

вертикальны-!

вертикальный 
/в  скважине/

вертикальный
/углубленный/

R == i i
25Ге

25 f t  cL

Круглая сталь
d  = 12 ш ;   ̂ = 5 м  
d = 16 мм i =5 м

Угловая сталь
50x50x5 мм; £ -2,5м
60x60x5 мы; I =2,5м

круглая сталь
d = 12 мм; ^ = 20м 
d = 16 мм; Ь= 20м

Полосовая сталь
ц5х4 мм; 
40x4 мм;

§  р>О J PqC4 ■ ( О „d -  i^ n  , +

горизонтальны!!

2 ЗГ€ d

J  ,n 4t+t 
V "  4 И

в J W  Р _ 2 £г
R - i k u w

Круглая сталь
d = 12 мм; 
d =  16 мм

Угловая сталь
50x50x5 мм; 
бОлбОхб мм;

= 20м 
= 20ы

1=  5 м 
( = 5 м

= 2,5 м 
= 2 ,о  м

Полосовая сталь 
25x4 мм; 50 м
40x4 мм; = оО ы

R.= 0,236 
R= 0,227

£  расч. 
0 расч*

ft = 0,338 
R -  0,328

P расч. 
у  расч.

II 
U

o
o

o
o

 
cn

-o 
oo 

м £  расч. 
T> расч.

R -  0 ,06b 
R = 0,066

Я оасч. 
у  расч.

R= 0,227 
R= 0,218

• f  расч. 
f  расч.

R= 0,316 
R= 0,304

■ j5 расч. 
у  расч.

R= 0,043 
R= 0,041

• Ррасч.
• /расч.

; Примечание

t > i

l > d

Ь  d

t =0,7+0,5 l

^  ^  2 ’5 ’ 
t = 0 , 3  м

Пели олектрод 
круглы:! диа
метром d , то 

£'= 2d
Приме чаше: Jpacn. -  принимать согласно ПУЗ гл Л-7-48.
При отсутствии измеренных значений удельного сопротивления грунта пользоваться таблицей I.I5  приложения I, при стом:

расч. = f  табл„ К макс.
К макс учитывает сезонные колебания удельного сопротивления грунта /та б л .I .16 приложения I / .
аЛЯ зазеылитслсй, расположенных ниже глубины промерзания или постоянно расположенных в промерзшем слое ,̂лакс#не применять.

Р Т М П р и л о ж е н и е  1 . Лист
12.25.006-81 С п р а в о ч н ы е  м а т е р и а л ы 31



Таблица I . 16

Признаки климатических зон и приближенные значения 
коэффициента К̂ 1аксх)

Данные, характеризующие 
климатические зоны и
тип применяемых конт
рольных электродов

I. Климатические признаки 
зон:

Климатические зоны СССР

шая температура 
/январь/, о С ,

шая тег» 
/июль/,

Среднегодовое количест-

Продолжительность замер
зания вод, дней

1 -я : 2-я 3-я : 4 -я  •
—

• ---!------------
*

от  -  20 от  -1 4 от -  10 от  0
до -  15 до -1 0 ДО 0 до + 5

от + 16 от + 18 От + 22 от  + 24
до + 18 до + 22 до + 24 до + 26

~ 4 0

ою* * сл о 30-50

190-170 - 1 5 0 —100 0

2 .Значения коэффициента
^ макс.:
а / при применении стержне

вых электродов дли
ной 2-3 м и глубине за
ложения их вершины
О,5-0,8 м .................... 1,8-2,0 1,5-1,8 1 ,4 -1 ,6 1 ,2 -1 ,4

б /  при применении протя
женных электродов и 
глубине заложения 
0,8 м .......*........... 4,5-7,0 3,5-4,5 2,0-2,5 1 ,5 -2 ,О

х /  Данные ВЭИ

Глохли-! I .I7 ,

Коэффициенты использования rj н
заземлителей из труб или уголков, размещенных 
в ряд без учета влияния полосы связи

Отношение 
расстояния : 
между тру- ; 
бами /угол- 
каыи/к их : 
длине,а/С :

Число
труб
/угол
ков /,

и

Чн

2 0,84 -  0,87
3 0,76 -  0,80
5 0,67 -  0,72

I 10 0,56 -  0,62
15 0,51 -  0,56
20 0,47 -  0,50

2 0,90 -  0,92
3 0,85 -  0,88
5 0,79 -  0,83

2 10 0,72 -  0,77
15 0,66 -  0 ,*73
20 0,65 -  0,70

2 0,93 -0 ,9 5
3 0,90 -  0,92

з 5 0,85 -  0 ,8 8
10 0 ,7 9 -  0,83
15 0,76 -  0,80
20 0,74 -  0,79

Р Т М Приложение 1. Л и с т
1 2 . 2 5 . 0 0 6 - 8 1 Справочные материалы 92



Таблица I .18

Нормы освещенности

: Наименьшая:
юсвещенно-: Плоскость, в к о - 

Объектк разреза :с т ь , порой  нормируется
лк ; освещенность

Территория в районе V На уровне освеща<
ведения работ 0,2 емой поверхности

Места работы машин 
в разрезах, на по- - 
родных отвалах и 
других участках

5
10

Горизонтальная
Вертикальная

1
Места ручных работ 5 Горизонтальная

10 Вертикальная
Места разгрузки же
лезнодорожного сос
тавов, автомобилей и 
автопоездов на отва
лах, приемные и пе
регрузочные пункты

3 Горизонтальная

Район работы бульдо
зера или другой тран
спортной машины

10 - На уровне поверх
ности гусениц 
трактора

Место работы гидромо
ниторной установки

5
10

Горизонтальная
Вертикальная

Место укладки породы 
в гидроотвал 5 Горизонтальная
Территория свехенамы- 
щ х  гидроотвалов 0,2 Горизонтальная
Место производства 
буровых работ 10 Вертикальная

Кабины машин и меха
низмов

30 Горизонтальная

Примечание

Район работ,подле
жащий освещению, у с 
танавливав тся глав
ным инженером раз
реза

Освещенность должна 
быть обеспечена по 
всей глубине и вы
соте действия рабо
чего оборудования и 
машин

Освещенность обеспе
чивается на уровне 
освещаемой поверх
ности

Освещенность обеспе
чивается на высоте 
разрабатываемого у с 
тупа в радиусе дей
ствия гидромонитор
ной струи воды

Освещенность обеспе
чивается на высоту 
мачты станка
На высоте 0 , м от
пола

б ‘"ОТ;; J 7 ^

Объекты разреза
Наименьшая ; Плоскость, в к о -, 
освещенность торой нормирует-: Признание

: ся освещенность *

Помещение землесос
ной установки и рай
он землесосных зумп
фов

Ю . Горизонтальная В помещениях зем
лесосной установки 
на высоте 0 , м от
ш ла

Конвейерные ленты в 
местах ручной отборки 
породы

50 На поверхности На расстоянии не 
конвейерной ленты менее 1,5 м о т  п о- 

родовыборщика про
тив движения кон
вейерной ленты

Помещения на участках 
для обогрева работаю
щих

10 Горизонтальная

Лестницы, спуски с у с 
тупа на уступ в разре
зе

3 Горизонтальная
■

Постоянные пути движе
ния трудящихся в раз
резе

I Горизонтальная

Автодороги в пределах 
разреза ( в зависимос
ти от интенсивности 
движения )

0 ,5 -3 Горизонтальная Освещенность о б е с 
печивается на уров
не движения автома
шины

Железнодорожные пути 
в пределах разреза

0,5 Горизонтальная Освещенность о б е с 
печивается на уров-
не верхнего строе
ния пути

Примечание. Если на каком-либо участке разреза поочередно 
выполняются несколько различных видов работ, 
то расчет ведется на наибольшую освещенность.

Р Т М П р и л о ж е н и е  1-
1 2 . 2 5  0 0 6 -8 1 С п р а в о ч н ы е  м а т е р и а л ы

Л и с т
9 3



Таблица I .19

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОЖЕКТОРОВ И ЗНАЧЕНИЕ КОЭФФИЦИЕНТОВ
ш и гг

Тип прожектора Напряжение,
В

Мощность 
лашш, Вт

Максималь
ная сила 
света, кд

Световой 
поток, ли

: Полный угол рас- : 
. сеяния в плоско-
* стях, град

. горизон-: вертикаль*
* тальннй . ный .

Значение коэффициентов 

•

ПЗ-24 127 150 10000 _ 26 26 - -

22 О 250 6000 - 26 26 - -

ПЗС-35 127 300 35000 - 20 18 Ог022 -
220 300 25000 4900 23 20 0,03 0,0011

127 500 70000 10500 26 18,5 0,027 0,0016

220 500 40000 9800 26 20 0,030 0,0011

ПЗС-45 127 1000 264500 19000 21 19,7 0,022 0,00064

220 1000 140000 21000 23 25 0,030 0,00077

РТМ Пр и л о ж е н и е  1. Лист
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Таблица I . 21

С р е д н и е  з н а ч е н и я  с т о и м о с т и  I  ч  п р о с т о я  о с н о в н ы х  
э л е к т р о п р п с м к л к о з  р а з р е з о в

Тип эле к триприемника

Окекаватопы
: i  :

со1ц

2 - экг -  4у А .ш '-й :/
3.,
1.. .

ЗКГ -  .5 .
. ЗКГ -  8И ,

, 5 • ВКГ -  12,5
в ; 0ВГ-35,65М
7 ' 23Г-Ю0.70
8. ВШ-5.45Ц .'

' 9 '• Ы1-10.70А
.10- . bill-lb. 90А
IX. ЗШ-25,100.
12 ' 0Ш-40.854

.ха ■ЭШ-80.Ю0
14 . ЭИТ-1250'.  ̂ '
15 5HIIP-1600 ^
16 - BHiiPJi-5000

; Б у р с  тапки ..

17 . . СБР — 130

'W со. ' СБШ -  200.
19 . - С̂БШ-20011
20 СБШ -  25QA
21 . | БИС- 400

Простоя, • : поймечание
ипр.« ^ 'б * : "

1 0 ,0
14,0 .'
12,0
15.0 
СО,О
125.0
410.0
20.0

25.0
65.0
1 0 0 .0
1 1 0 ,0
400,0'
40 ,0

140.0 -
150.0

. 4 ,0 '. 
6,5
7,5.
1 0 , 0

i 3 , 0

Таблица 1.20

Средние значения показателей 
надёжности основных элементов 
систем электроснабжения разрезов

Л Б 
п.п.

; Элементы систем : 
! электроснабжения

Параметр по
тока отка

зов ,
М , 1 /ч .

Время восстанов
ления,

ТБ, ч

I Передвижная воздуш
ная ЛсП-6 кЗ 3 ,0 .Ю-4 1 ,6

2 -Передвижной приклю- 
чательный пункт 2 .5 .I0 -4 2,0

3 Зксказаторный кабель 8 ,0 .К Г4 2,5

4 Передвижная комплектная 
трансформаторная подетан- л 
ция 6 /0 ,4  кВ - 1 ,5Л 0"4 3,0

Р Т М П р и л о ж е н и е  1 . Л и с т
1 2 . 2 5 . 0 0 6 - 8 1 С п р а в о ч н ы е  м а т е р и а л ы 95



COS ft

P u c . i  г Р а с ч е т н ы е  к р и В ы е  З л я  В ы с о к о в о л ь т н ы х  с и н х р о н н ы х  
двигателей
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от гп п

Рис .2.1.-- Схема электроснабжения j  частка.

РАСЧЕТОВ Приложение 2.
Пример I . Расчет электрических нагрузок и выбор сечений 

проводников лоп участка у р и с .2 . 1 . / .
Исходные данные для расчета:
Рн1 = 1900 кВт; Рн2 = 1250 кВт; Рнз =. 250 кВт;

0 ,85  /о п е р /; Соыриг = о , 9 /о п е р /; cos<pH3= 0 ,9 ;
АП = 4500000М3/г о д ; Аг2 = 3500000 м З/год; Агз = 1400000 м З /г;

кВт.ч/м3 ; = 0 ,8  кВт.ч/м3 ; ltf^3 = 0 ,5  кВт.ч/мЗ

Тм! а Тм2 = Тмз а 4000 ч .
I .  Расчетная активная нагрузка экскаваторов:

*РР1 = . ' А м 1.2.4500000
4000

Рр2 = 2 ' А г 2 0 .8  . 3500000
Тмг 4000 ‘

Ррз =5 “Шмз ’ А гл 0 .5  . 1400000
тт., 4000

1250 кВт;

При расчете реактивной нагрузки экскаваторов с синхрон -  
ним приводом, на ход игл коэффициенты их загрузки / Jh / я 
по р и с .1 .1 , приложения I  при известных со$ <̂ н и 1в = 1вн
определяем значения 

✓ cos (|)р :

9 > г Ш  = 
J Ppi

1350 = 0 ,7 1 ;
1900

Л Рр2
=

700
1250

= 0 ,5 6 ;

С05ФИ = 0 ,715 /оп ер / 
= -  0» 98

C0scfp4 = 0 ,67 /о п е р /

Ц  V  = -  1 -п
Значение коэффициента ющности экскаватора ЭКГ-4,6 с асин

хронным приводом определяем по таблице 1 .2  приложения I .

« 4 * =  ? ’ 7 ;  = 1 ’ 02*

Р ТМ
12.25.006-81

П рилож ение 2- 
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3 . Расчетная реактивная нагрузка экскаваторов:

а ^ Р и ' ^ Р ,  = -  1350 . 0 ,98  = -  IC20 кйАр;
й рг=РРг t&xPpa = "  700 . 1 ,11 = -  777 кйАр;

а Р1=рРг - ^ Р5 -  175 • ^  = 178 ^
4. Расчетная нагрузка по .учатку в  целом:_______

SP=KsV(|( 0,9̂ /2225/ + /-I9IS/2 = 2640 КЙА.
По нагрузке вд^щраем мощность трансформатора участковой под 

# станции равной ^0й "к 8А .
4  ̂ б/-Д ля выбораэ43§е.ния проводников по нагреву определяем 

4 расчетные токи прй* длительном режиме работы скскаваторовI 
' т A f  _  1350

^ З ^ и ^ С 0$ф Р1 V§* 6 .0 ,75
= 182 А;

IftO-
Ж _ 222.

PS'V3 -IV  сOS^ pj V5. 6 .0 ,6 7
= 100 А;

г рг 175
р’ _ V3<u„-.C06 Ц)р̂ з̂. 6.0,7 24 А .

-Учитывая возможность одновременной работы экскаваторов 
ЗШ-15.90 и ЭШ-10.70 при подключении их к одной поперечной
ЛЭП, определяем расчетный ток 2 -х  экскаваторов:

т  KtV (||;PpV) 2+(|,Q .pi.)^_ 0 ,9 .V /2 0 5 0 /2+ /-2 0 9 7 /2

V  Л - t r  - - - - - - Ш - - - - - - - - - - -  = 252 А

Расче тныи/ток магистральной ЛсП:

* -----—  = Ш Ь  = 254 А -
РМ V ^ 'l L

Расчетный ток ЛЭП-35, кВ, питающей участковую подстанцию:

6 . Предварительно по нагреву выбираем гибкие экскаваторные 
кабели:

для ЭШ-15.90 -  КШВГ -  3 х 70 + I х 16 ;
для ЭШ-10.70 -  КШВГ -  3 х 25 -  I  х 10;
для ЭКГ-4,6 -  КШВГ -  3 х 16 + Д  х Ю .

Для поперечной ВД-6 кВ выбираем па нагреву йровод А-70 с
* доп = ^  ^  -̂р 12 ~ ^5^ А.

Для магистральной ВЛ-6* кВ предварительно принимаем провод 
А- 95 0 Хдоп . = 320 А >  1ры = 254 А . ^

7 . Сечение ЛЭП-35 кВ, питающей участковую подстанцию, оп 
ределяем по экономической плотности тока:

С _ Ipn 44 \ пТ л ш,2Ьэк- - | ----------—  = 31 ,4  мм .
J sk 'L,<t

Принимаем провод АС-35 с 1_лгг = 175 А.« дил •
8. Выбранные по нагреву сечения гибкого кабеля проверя

ем на термическую устойчивость от воздействия токов короткого 
замыкания, определенных в начале кабеля / у  приключательного 
пункта/;

5 м„„, = ̂ 1 ~ , / й  = 7 -5 ,5  VOTS = 34 мм2 ;
S m^ - I ^ T p = 7 .4 ,7  V ^ 8  - 3 9  мм8 .

S M . . » = r f W t n  -  7 .4 .0  У о Д  = 2 5  мм2 ,

f t e L ,  1оог1врз“  установившиеся значения токов к .з .  в 
начале кабеля экскаваторов соответст
венно типа ЭШ-15.90, ЭШ-10.70, ЭКГ -  4 ,6 , 
кА /см.Пример 5 . / ;

"(^ -  суммарное время срабатывания защиты и 
выключателя, с .

Кабель экскаватора ЭШ-15.90, выбранный по нагреву, отвечает 
требованию термической устойчивости.

Р Т М Пр и л о ж ен и е* 2 . ЛИСТ
12,25.006-81 Пр и м е р ы  расчетов 99___



По термической устойчивости принимаем для экскаватора 
ЭШ-10.70 кабель КШВГ-Зх35+1х10, а для экскаватора ЫСГ-4,6 -  
кабель КШВГ-Зх25+1х10.

9 . Выбранные сечения проводов и жил кабелей проверяем по 
> допустимой потере напряжения, согласно формулы /5 . 1 .4 / : -

, а /  при длительном режиме:

' Л U % = ft jL . j l3 5 0  [ о , 4 / 0 ,2 7 -0 ,08 . р , 9 8 / + 0,6  /0 ,4 5 -0 ,3 5 * 0 ,9 В /+
6 V.

- + 0 ,9 /0 ,3 4 - 0 ,3 3 .0 ,9 8 / ] -+ 700 .[о ,6 /0 ,4 5 -0 ,3 5 .1 ,1 1 /  +

+ 0 ,9  /0 ,3 4 -0 ,3 8 .1 ,1 1 /]+  1 7 5 .0 ,3  /0 ,3 4  + 0 ,3 3 .1 ,0 2 /1 =

*  0 ,71  %;

б /  при пиковом режиме:

д1Г0/о =  ^  • [3420 /0 ,4 .0 ,2 7 + 0 ,6 .0 ,4 5  + 0 ,9 .0 ,3 4 /+  1250 /0 ,6  х
62

х 0 ,4 5 + 0 ,9 .0 ,3 4 / + 250 . 0 ,3  /0 ,3 4 + 0 ,3 3 .0 ,4 8 / ]  = 8 ,6  %.

Таким образЪм, сечения проводников удовлетворяют условию 
допустимой потери напряжения в сети .

Пример 2 . Проверка сеТи. по условию пуска сетевого двига
теля экскаватора.

Выполним проверку параметров электрической сети участка по 
условию пуска сетевого двигателя экскаватора ЭШ-15.90, примени
тельно к схеме электроснабжения, представленной на р и с .2 .1 .

I .  Индуктивное сопротивление трансформатора 4000 кВА:

=  J0_UK U !  =  1 0 .7 .5 ,6 ^ 3 1 : = 0 ,745 О м . 
т Р( S mp 4000

Индуктивное сопротивление трансформатора 6300 кВА:

X трг 1 0 .7 .5 .6 .32 

6300
= 0 ,473  0 м.

2 .Индуктивное сопротивление воздушной и кабельной 
ЛЗП-6 кВ:

0См =0Со*£«л = 0 ,4  о 1,5- = 0 ,6  О м ;
0 ,0 8 . 0 ,4  = 0 ,032  0 м.

'3 . Внешнее индуктивное сопротивление участка сети от 
трансформатора до двигателя экскаватора при мощнос
ти трайсформатора 4000 кВА:

1 «= а Ь р ,+Я м +а:«л= 0 . 745+0 , 6+0,632  = 1,377 о  м.
При мощности трансформатора 6300 КВА:

0.473+0.6 + 0 ,032  = 1,105 0 ы.

4. Потеря напряжения в общих с пускаемым двигателем 
элементах сети от нагрузки экскаватора ЗКГ-4,6:

а /  при мощности трансформатора 4000 кВА:

/ ° - 102 + ° - 865 / - X  = 28 в - 
б /  при мощности трансформатора 6300 кВА: -

/0 ,1 0 2 + 0 ,5 9 3 /. Ш  = 20 В. 

г /  = 0 ,3 4 .0 ,3  = 0 ,102 0 м; 

0 ,4 .0 ,3 + 0 ,7 4 5  = 0 ,865 0 м; /4000 кВА/ 

=106м+ 1 Трг = 0 ,4 .0 ,3 + 0 ,4 7 3  = 0 ,593 0 м. /6300 кВА/.

5. Напряжение на зажимах сетевого двигателя экскаватора 
Ы1Ы5.90 в момент его пуска:

а /  при мощности трансформатора 4000 кВА:

U , - a U 6300 -  28 = 4260 В.
Кн ’ S -3

и,
н_ ,|Q j  +1 ,3 7 7 .5 ,3 .2 3 0 0 . jq-3

U „ =  0,71  И н

Р Т М
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= 4580 В,

б /  при мощности трансформатора 6300 кВА:

U 0 -  U n p e  6300 -  20___________

и  Х ^ 2>к; '  ^ - н о 3 <1о_3
И н? ' ®

1 1 ^ = 0 ,7 6  . U Hi
Таким образом, нормальный запуск сетевого двигателя 

ЭШ-15.90 обеспечивается при мощности трансформатора участ
ковой подстанции, равной 6300 кВА.

Пример 3. Определение шага передвижки подстанции 35/6 кВ.

Определим значение шага передвижки участковой подстан
ции для схемы электроснабжения, представленной на рис .2 .1 .

При расчете примем следующие исходные данные:

Ен = 0 ,1 ; Пр= 4 ; ^  X; ^  1 .8  км; " o U  0 ,3 ;

to p = * ,4 5 ; top= 0 ,85 ; lT j=  0 ,1  км/год; Ipj  = 182 A;

. Ip2 = 100 A ; Ipg=-24 A; I pn = 44 A; o0 = 0,01 руб/кВт.ч;

CQM = 2000 руб/км; Con «  4100 руб/км; C„p = 100 руб/Ч„;

, Tn = 4000 4 } Cjjgp = 500 р у б ,; Cop -  1600 руб/км; t np= 48 ч.

' I .  По формулам /4 .2 .3 /  и /4 .2 .4 /  определяем значения 
коэффициентов а й в :

а = 0 ,1  /1600.4-4100/ + 3.0,01.4000 .[ /I 8 2 2 + ЮО2 + 242/х  

х 0,45 -  442 . 0,85 / ] .  10 2 = 2170;

Ъ = [ /1 -0 ,3 / .  2000.1,8 + 500 + 100.48 / ] .  0 ,1  = 782.

2. Оптимальное значение шага передвижки подстанции 
находим по формуле /4 .2 .2 / :

опт
LU

0 ,6  км.

3 . По формуле /4 .2 .5 /  устанавливаем максимально-допусти
мое /п о  условию обеспечения нормального запуска сетевого дви
гателя экскаватора ЭШ-15.90/ значение шага передвижки подстан
ции:

I
доп
иг

I000.62
5,3.2300

-  . 2 5 .7 .5 .6 .З2 , 
'  4000

0 ,2 .0 ,4 + 0 ,5 .I ,8 /= 0 tI I  км.

4. Так как, значение jjonT превышает £доп » устано
вим целесообразность повышения мощности подстанции с 4000 кВА 
до 6300 кВА.

Для этого, согласно /4 .2 .7 /  и /4 .2 .8 / ,  определяем величи
ны А и В:

А = 2170./О ,1 1 -0 ,6 / + 782. Pxff-P i11 = 4740;
0 ,6 .0 ,1 1

В = 0 ,1 ./52000-45000/ = 700.

Так как А>В, то принимаем к установке подстанцию мощностью 
6300 кВА и шаг ее передвижки выбираем равным 0 ,6  км.

Максимально-допустимое значение шага передвижки подстан
ции мощностью 6300 кВА:

Я д о п  „  Х 0 0 0 .6 2 _  /  25 , 7 , 5 , 6 , 3 ?  + о , г . о , 4 н 0 , 5 . 1 , 8 / = 0 , 8 в м .w _  £ОЛЛ
5,3.2300 6300

т .е .  Рдоп > / опт , что свидетельствует о правильности вы-
Ь  m  u  тп

бора шага передвижки подстанции,
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Выбор длины гибкого экскаваторного кабеля.

О пр ед ели м  д л и н у  гибкого кабеля э к с к а в а т о р а  Э Ш -1 5 .9 0  п р и м е 
н и т е л ь н о  к  сх е м е  э л е к т р о с н а б ж е н и я »  п р и в е д е н н о й  н а  р и с . 2  Л .

И сх о д н ы е д ан н ы е д л я  р а с ч е т а :  
к л  в л '

V  0 , 1 ;  р а  =  1 , 0  ;  р & *  0 , 2  ;  Сад- ' 7600 р у б / к м  ;  К »  1 , 7 4  ;

С в л -  2 0 0 0  р у б / к м  ,* S к л  =  7 0  мм^ ;  Б в л  *  9 5  мм2 ;  / , ф - 2 , 2  к м ; ,  
Z i9 9 *  5 , 5  к ц / г о д  } I p - I S 2  А  ;  с э =  0 , 0 1  р у б / к В т . ч  ;  К д « 1 , 6  ;

Т п =  4 0 0 0  ч . ;  С 0 -  5  р у б / с м е н у ;  2 ;  Т см  -  &  ч . ;  С ^ .  6 5  р у б / ч ;  

С о р “  1 6 0 0  р у б / к м ; Up =  0 , 6  км  ;  t n p  « 2  ч .

1 .  П о  ф о р м ул а м  ( 5 . 3 . 2 ) ,  С 5 . 3 . 3 )  и  ( 5 . 3 *  )  н а хо д и м  з н а ч е н и я
п о с т о я н н ы х  к о э ф ф и ц и е н т о в :

А  -  ( 0 , 1 + 1 , 0 )  . 7 6 0 0 - 1 , 7 4  (  0 , 1 + 0 , 2 )  . 2 0 0 0  +  < —  -  - A O i ^ f c L )  х
7 0  9 5 . 2 * 2

х  I  2 ^  . 0 , 0 1 . 4 0 0 0 .  Ю - 9  .  7 0 0 0  »
В .  ( 1 ф И  .  2  +  6 5  ) .  =  '2 1 2 {

в  1 , 7 4
С  .  0 , 5 7 5 . ( 0 , 1 + 0 , 2 ) . 1 6 0 0 . 0 , 6 . 2 , 2  -  3 6 5 .

2 .  О п ти м а л ь н о е  з н а ч е н и е  д ли ны  э к с к а в а т о р н о г о  к а б е л я  о п р е д е л я 
ем  с о г л а с н о  ( 5 . 3 Л ) :

Л 0 3 -  3 3 5  м .
к  V 7 0 0 0

С  у ч е т о м  д ли н ы  у ч а с т к а  к а б е л я ,  п р о л о ж е н н о го  в  н а п р а в л е н и и  п о 
п е р е ч н о м  ф р о н т у  го р н ы х  р а б о т ,  вы б и р а е м  д л и н у  э к с к а в а т о р н о г о  к а б е л я  
р а в н о й  4 0 0  м .

В ы б р а н н а я  д л и н а  к а б е л я  п р о в е р е н а  п о  д о п у с ти м о й  п о т е р е  н а п р я 
ж ения ( с м .п р и м е р  I  ) .

_Примед)_5  ̂ Расчет токов короткого замыкания.

С ц е л ью  п р о в е р к и  к а б е л я  э к с к а в а т о р а  Э Ш -1 0 .7 0  н а  т е р м и ч е с 
кую  у с т о й ч и в о с т ь  о т  д е й с т в и я  т о к о в  к . з . ,  вы пол ни м  р а с ч е т  
т о к а  к . з .  д л я  схе м ы  э л е к т р о с н а б ж е н и я , п р и в е д е н н о й  н а  р и с . 2 .

I *  С тр о и м  р а с ч е т н у ю  сх е м у  и вы б и р а е м  т о ч к у  к . з
5 т р  “ 6 3 0 0  кВ А  

,  U  к  = 7 , 5  °/о

- ^ Ч Х Ч  л ' 9 5

кг

S,o=300mba
l i  = 0 ,3  к м

А-70

е 3= о ,б к м

m r - 3 x35+H0

ег =о.Б
к ,

к м Я - 7 0

0 , 4

£< = 0,6км

Ш Г - 3 ‘ 7 0 + И 6

к м

ЭШН0.70

So ^ ^ O O kBA

0 ,4  к м

ЭШ - <5.90 
5 ^ = 2 3 0 0  кВ

2 .  С тр о и м  с х е м у  за м е щ е н и я :
1 з  з

S ,  = -1,4/ивА 5 г = 2 ,3  МВД

РТМ Приложение* 2. ЛИСТ
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о . выбираем базисные величины:

в б  = 100 MBA; Иб = 6 ,3  кВ

НИЛ,
табл

Определяем сопротивления элементов схемы электрэснабже- 
приведенные к базисным условиям, используя при этом 

1.6' приложения I .

Сопротивление питающей системы: -

Ss _  100
5кз 300

0 ,3 0 3 ;

Сопро тивл ение трансформа тора:

=1ДЗ;
г  to o  Х О О. 5, 3

Сопротивления воздушных ЛЭП-6 кВ:

*3 0 ,4 .0 ,3<
6 ,3

= 0 ,303 ;

Х4 -  h  = Х8 = 0 ,4 .о , 6 . = 0 ,6 0 6 .
6 ,3 й

Сопротивление кабельных. ЛЭП-S кВ:

= Xg = 0 ,0 8 .0 ,4  • = 0 ,0 8 1 . .

Сопротивление синхронный двигателей:

Хд = 0 ,2 .  ЛШ - = 1 4 ,3 ;
Ъ  1 . 4

= 8 ,7 .х10 = 0 , 2 . 100
2 ,3

4. Используя т а о д .Ь 7 прЕио,члшя 1, i опз_о. им упрощ ав.

ХИ =ХХ+Х2+Х3 ”  0 ,333  *  1,19 + 0 ,303  = 1 ,826;
Х12 = Х? +Х8+Х9+Х10 = 0,606+0,606+0,081+8,7 = 9 ,933

ххз s  % +хб = 0,081 + 14 ,3  = 1 4 ,3 8 ;
Х 4  •  h i

XI4 =X4+XII  +------------ -- = 0 ,606+1,826 +
Х12

0 ,606 .1 ,826
9,993

2 ,542 ;

ЛХ5 Х4+ ХХ2 + Х4* Х12

Х11
0,606+9,993+ 0,606 .'9 .993 

1,826 13 ,91 .

5 . Определяем возможность объединения синхронных двига
телей :

5 1 . *13

5 2 . Xrg

I т4 .1 4 .3 8  ^  0 ,6 3 . т .е .  
2 ,3 .1 3 ,9 1

находится в пределах 0 ,4  * 2 ,5 .

Следовательно источники 5 х  и S 2 можно объединить. 
Параметры объединенной цепи б,* дут равны:

3  = S i  + • > 2 =  3 , 7  M B A ;

CD

11 х х з * 1 5
1 4 . 3 8 . 1 3 , 9 1

& со

+

X I 5 1 4 , 3 3 + 1 3 , 9 1
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После объединения схема замещения прилет простейший вид:

14
2 ,54

5 « е -
К*

16
7,07

-®  S ,
6. Находил расчетное сопротивление цепи’ синхронных дви

гателей /источник S  g /*

расч, = X16"
§ з
S6

+ 0 ,07  = 7 ,0 7 . 3 .7
100

+ 0 ,0 7  = 0,33,

.7 .  По р и с .1 .2 .находим кратность токов к . з . ,  посылаемых 
синхронными двигателями, для Хс д ^ асЧв = 0 ,3 3  и t =

1Ц = 3 ,0 .

\Ток к . з . ,  посылаемый синхронными двигателями:

1 “ > од = K t ‘ -----  = 3 ‘. ,1 * 2 - =  1 ,06 кА.V s  - и , V 5 .6

8, Ток к .з .  от энергосистемы:

• 1 * 0  = S<s = ------- Ц 2-------  = 3 ,6  кА.
Уз.И б . Х14 3 .6 ,3 .2 ,5 4

9 . Суммарный ток. к .з .  /установившееся значение/ в точке 
КХ:

I oo KI = 1ооСЙ + - о̂о С = 1 ,06 + 3 ,6  = 4 ,66  ^
Пример . расчет защитного заземления.

Выполним р а с ч е т  з а щ и т н о г о  з а з е м л е н и я  п р и м е н и т е л ь н о  к  с х е м е

= 1 ,88 0 м/км

I .  Допустимое значение сопротивления заземляющего устройства 
принимаем равным 4 0 м ,  т .к ,  < 500 0 м .м. '

электроснабжения, представленной па рис.2 ,1 .

Исходные данные : р = 100 Ом.ы.; 4.1-я . =
h з .ж . = 0 ,4  км;

d о со ft

13 = 0 ,8  А.

2 . В качестве магистрального заземляющего провода, проклады
ваемого по^опорам ВЛ, принимаем сталеалюминиевый провод сече
нием 35 мм^, для которого 0 _ =0,91 0 м/км.-

U  • о  •  I I  •

Сопротивление этого провода определяем по формуле / 8 , 6 / :  

^ м .з .  = = I » 37 0 ы-

3 . Сопрртивлсние заземляющей яйлы гибкого кабеля, питающего 
экскаватор 0КГ-4,6 /сечение жилы 10 мм3 / :

R .3 ^ . = 1 ,8 8 . 0 ,4  = 0 ,75  0 ы.

4 . Сопротивление центрального заземляющего устройства, соо 
ружаемого у  подстанции 35 /6  кВ:

R.Tr „ — 4 — /  1 ,37 + 0 ,75  /  = 1 ,88  О м.Ц#о.

5 . Т .к . в районе расположения подстанций S5/6 кВ имеются 
геологоразведочные скважины с обсадными трубами, то используем 
их для устройства центрального заземлителя.

Учитывая, что.сопротивление естественного заземлителя в дан
ном случае равно 10 0 м, определяем сопротивление искусствен
ного заземлителя по формуле / 8 . 4 / :

^И.Э. = H S-6.I 0  _  2,31 О м.
10 -  1 ,88

6 . Сопротивление растеканию одного электрода заземления, 
выполняемого из круглой стали ol= 16 мм, £ = 5 м /тип электро
да вертикальный/, определяем по таблице I . I 2

*
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п р и л о ж е н и я  I  :

R. = 0 ,227 .1 00  » 22 ,7  Ом.

7 .  К о л и ч е с т в а  о д и н о ч н ы х  э л е к т р о д о в  о п р е д е л я е м  п о  ф о р м у 
л е  /  / :

р. *  - J & I —  „ — 1 Ы - -  в 1 6 ,3  17 .
2 , 3 1 . ^  и  2 , 3 1 . 0 , 6

З н а ч е н и е  ^  при н и м аем  п о  т а б л и ц е  I . I 7  п р и л о ж е н и я  I  д л я  
-  I ,  п р и  ч и с л е  з а з е м л и т е л е й  р а в н о м  1 0  и  р а сп о л о ж е н и и  и х  

в  р я д .
П ш ц е р  T t  Вы полн и м  о ц е н к у  н а д е ж н о с ти  схемы  э л е к т р о с н а б 

ж ения г  п р и в е д е н н о й  н а  р и с . 2 , 2 .

I .  П о  ф о рм улам  / 1 0 , 5 /  и  / 1 0 . 6 / ,  и с п о л ь з у я  д ан н ы е т а б л и 
цы 1 . 2 0 ,  н а х о д и м  з н а ч е н и е  к о э ф ф и ц и е н т о в  а в а р и й н о г о  п р о с т о я  
э к с к а в а т о р а  и б у р о в о г о  с т а н к а :

К а п э -  З . Ю - \ 1 , б  +  2 , 5 Л 0 “ 4 ; 2  + 8 , 0 . 1 0 " 4. 2 , 5  +  1 ^ 2 - 1 / . 2 , 5 Л О " 4*
1 . 1 , 5 . Ю “ 4] +  0 , 2 / З . Ю " 4  +  2 , 5 . 1 0 " 4 . 2  +  8 , О Л О " 4  + 1 , 5 х  
х 1 0 - 4 /  .  3 6 , 8  Л С Г 4.

K a n d *  3 *1 0 ' 4 - 1 > б  +  I , 5 . I 0 " 4 . 3 , 0  +  1 .2 .2 ,5 .I0 "4.  1 4 , з . Ю " 4 .

2 ;  П о  ф о рм ул»  / 1 0 . 7 / ,  и с п о л ь з у я  д ан н ы е та б л и ц ы  I . 2 I ,  о п -
р е д е л я е м  в е л и ч и н у  о ж и д аем о го  г о д о в о г о  у щ е р б а  о т  а в а р и й н ы х

п е р е р ы в о в  э л е к т р о с н а б ж е н и я  2 - х  э к с к а в а т о р о в  и I  б у р о в о г о  с т а н к а :

У  *  3 6 ,8  Л 0 “ 4 #2 . 3 0 . 7 2 0 0  + 1 4 , З Л О ” 4 . 4 - 3 6 0 0  =  1 6 1 0  р у б / г о д .

П о л у ч е н н о е  з н а ч е н и е  у щ е р б а  у ч и т ы в а е т с я  п р и  т е х н и к о - э к о н о м и 
ч е с к о м  с р а в н е н и и  во зм о ж н ы х в а р и а н т о в  схем ы  э л е к т р о с н а б ж е н и я , н а 
п р и м е р , м а г и с т р а л ь н о й  и р а д и а л ь н о й .

РТМ Приложение* 2 . лист
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П р и л о ж е ни е  6

Пе р е д в и ж н ы е  к о м п л е к т н ы е

ТРДНСТОРМАТОРНЫЕ ПОДСТАНЦИИ К 
П Р И К Л Ю Ш Е Л Ь Н Ы Е  ПУНКТЫ
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т т ш т щ м т т м ^ л т т т т т ^ л т я т ] } ^  и при

Ь^ерсдБИЖ^не комштек'гные трансформаторныеподстанции__

В схемах ^электроснабжения участков,представленных в настоящем 
РТМ,предусмотрено применение передвижных комплектных трансформа- 
торных подстанций ( ПКТП ) напряжением 3 5 /б -Ю  кВ с трансформа
торами мощностью,от 2500 до 10000 кВ.Агработы над созданием ко
торых ведутся в настоящее время. Применение, этих подстанций,от
вечающих условиям, эксплуатации на открытых горных работах,позво
лит значительно повысить экономичность,надежность и мобильность 

систем электроснабжения на разрезах.
До|серийного изготовления ПКТП 35 /6 -10  кВ рекомендуется в ка

честве источника электроснабжения участков применять передвижные 
блочные подстанции 35/6-10 кВ,разработанные институтом "Сельэнерг 
гопроект* и изготавливаемые заводом "Электрощит" г.Куйбышев.

План,разрез,спецификация и схема электрических соединений указан
ных подстанций приведены на листах 108, Т09 и ПО. .

Для питаний буровых станков в разработанных схемах электроснаб
жения -использованы ПКТП 6 -1 0 /0 ,4  кВ мощностью 250-630 кВ.А,которые 
в настоящее время серийно выпускаются "Армэлектрозаводом" г.Ереван. 
Общий вид и принципиальная схема электрических соединений данных 
подстанций приведены на листах I I I ,  112 и И З.

Для питания электроприемников напряжением 0 ,2 3 -0 ,4  кВ разрезов, - 
работающих в условиях холодного климата, ВНИИВЭ С г.Донецк ) раз
работаны передвижные комплектные трансформаторное подстанции с су
хим трансформатором типа ПСКТП 6 /0 ,4  кВ мощностью 100,250 и 400 
кВ.А. Эксплуатационные испытания этих подстанций прошли на разре
зе "Нерюнгринский" ПО "Якутуголь". Серийный выпуск ПСКТП 6 /0 ,4  кВ

планируется организовать на Донецком энергозаводе с 1983 г*  Общие 
виды и принципиальные схемы указанных подстанций приведены на лис

тах Н 4 , /Н5) И6 и 117.

2 . Приключательные л.у г . .и

В схемах электроснабжения участков в качестве приключательных 
пунктов для подключения,питания и защиты электрооборудования элект- 
ропотребителёй разрезов напряжением 6-10 кВ применены КРУ типа ПП- 
- 6 ( 1 0 )/6 3 0 ,разработанные СПКТБ по КРУ ПО "Укрэлектроаппарат". Об
щий вид и принципиальная схема ПП-6(10)/630 приведены на листах II& 

и П9 . В  настоящее время опытно-промышленная партия ПП -6(Ю )/630 
эксплуатируется на разрезе "Нерюнгринский" ПО "Якутуголь". Серий
ный выпуск ПП-6(10)/630 планируется освоить на Бакинском заводе вы
соковольтного оборудования.

До серийного выпуска ПП-6(10)/630 рекомендуется использовать в 
качестве приключательного пункта КРУ типа ЯКН0-10,изготавливаемого' 
Бакинским заводом высоковольтного оборудования.

В перспективных схемах' электроснабжения уникальных экскаваторов 
типа ЭШ-80.100, ЭВГ-100.70 и т .п . на напряжение 35 кВ применены 
приключательные пункты типа ПП-35/630, работы над созданием которых 

ведутся в настоящее время.

Р Т М ПРИЛОЖЕНИЕ 3. Передвиж Лист
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ЛЭГ)В ИЛИ f О Кв ж~т
М3

I ! f> «г-ЧПШ-т /
I |—  ■*$—п и т ь  у -1
------h -

г)д я n ofl с m о ими и с блоко м
~ бозс/эшного Т Ь о д а

О а.6 Всас
г - Г *  ' т п ~&ЕЖ'—° <* I 1

Примечания:
1 Н а с т о я щ и й  ч е р т е ж  с к о п и р о в а н  с  ч е р 

т е ж и  01)Ф 35к. 0 5 5 . 5 - 6  п р е д п р и я т и я  

п /яг *лоэ .
г. Для схемы подстанции с мощностью 

S5 0 KB-A отс^тстблют сопротивления 
K7.RU) и выключатели ВЛ6.ВЛ7.

з. Общий Бид подстанции показан на 
листе т .

Тип и ЬКВ
ПР1

Я
Ток
т т ,
я '

КОА
К1,КЗ>■ял

ВЙ1
ВАЕ;ВАЗ ВАк,

ВАЗ р
Тип Ток 

Я  ' Тип Тон,
Я

П К Т Л -  
-  2 5 0

10 т % 30
БОО БОО 11 кОО язж 3D0 150

РВПШ

6 кй РВОВ

пкт п - 10 № % кО РВПЮ
S00 800 13 БОО А № 100 200 s- иои

Б *$ 5 5 0 РВО-Б

Перечень1 элементов

Обозначениепосхеме
ГОСТ, ТУ, нормаль, 
чертеж Наименование и т и п На'' П ри м еч ан и е

л i, лг, ль ' Клемма подключения ЛЗА _ 3
р Грет 8934 -58 Разрядник вентильный пебI

станционный тил(см та?Гл1Г 3
п с Перемычка съемная Б
кв Клемма подключения

ЪЬадного кабеля ' ~ Г ~
К Т Клемма подключения

транзитного кобеля 3
нз Hoofc заземляющий 6
РВ ГОСТ 6 83  -  5 5 Разъедини телъ 3*полюсны й

типа Р83 -1QJAQO /
ПР1 ГОСТ 22/3-59 Предохранитрь Высоко

вольтный см тоблицз/П 3
т с ГОСТ 12022-56 трансформатор силовой

т и п а  см таблицу1 1
РВИ Разрядник РВН -250 1
ЭР П Н  6-23/ -52 Реле электромагнитное

типа ЛЭ 6-2 1
w h H-30-3QQ6-62 Счетчик типа САЧУ 3 8 0 8 1
V ТУ ПОПП-533-О80-5/Вольтметр типа Эк 21  м !
п з И ад у. 526 -025 Переключатель типа ПП 3 1
А ТУ ПОПП 533 Q8Q -6/Ямлерметр типа Э к 21 ( ТЬк см табл
т т ТС/ ОРФ 517 Q03 трансформатор токо ТК 3

_  8 А /8  , РИД 526 02156ТУ В ы к л ю ч а те л ь  а в т о м а т и 
ч е ск и й  Я П -2 5 -З М Т, 16Л 1

889;ВЩВЯ/10ДП526 02/ 5БТУ То же̂ЛП-25-2/)1Т,/0Р 3
РЯ СП-38 16-73-6 Л-ссиметр P A - l k J z  

Предохранитель 0 К - Щ 5 А

<
П Р ? ГОСТ 5010-53 1

■ В1,вг;вз ВРО 350 00773/ тумблер л 3
R2

RiVftV'itTk "
ГОСТ S513-66 
ГОСТ 05/3-66

Резистор ЛЭВ-75ДЗ*0« 5% 
Резистор ПЗВ -75,800ом5’, 
Т р анс/рорматор осп - 1 0 0  

трансформатор ТСЗЧ//0.5 
Штепсель Ч7к. /2 8

1
mah' 

1- ТО/ ТУ 27 £3
тог ГОСТ 9879-6/ 1
ШР СИ -62/05-1АЗ - 6 3 1

2. А Аампа накаливания см-12
К НАО-360-01/ТУ Кнопка И АЗ 604 O ik  сп /ВА1 МР7У-16-526-0|а-65Выключатель ЯЗ/ЧЧ~тока 1с комбинированным рас

цепителем ноги т а к  'em табл 
Выключатель [типам mtt'] 
~тока с комбинио росцели’ 
ном ток (см тобл' 
Выключатель Э3134-»тока 
скомбиниробанным расце
пителем нам ток (см тбл 
Выключатель /?31ЧЧ -тока 
с комбинированными рос 
целителем ном ток еооя |,

ВАгГвАЗ МРТ̂-/е-526 0/0-65

Тзй±ВА5~

ВА6 ВА71

МР ТУ-16-526-0/0-65 

MPTU-16-526-010-65
смтабл

РТМ
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Л З П Ь и л и  1D*B-
_____~ш~±~

I | -ЧЕПГЬп /
| f - - - - - - - - - ППШ - f - l

— — дал--1

Для подстанции с блоком 
воздушного 8боба Примечания ;

1 Н а с т о я щ и й  ч е р т е ж  скопирован с ч е р т е ж  а  
О Ц Ф  3 5 4 .0 5 6 . И  пред приятия  п/я Г 4 7 0 9

2 О б щ и й  б и д  п о д с т а н ц и и  п о к а з а н  н а  
листе ш

П е р е ч е н ь  э л е м е н т о в

Ти п
------ПР1------

Р Тил ТСТил Тон, Л
ЛКТЛ - 630 - 

-10/0.4 ПК 1%0 50 РВЛ-10 ТМ-630/10-0,4
ПКТЛ-БЗО- 

- 6/0.4 ЛК % 75 РВЛ-б ТМ-630/6-0.4

Обозначены
по

схем е
ie ГОСТ,ТУ,нормаль 

чертеж -Наименование и т и п Кол При м е чание

А 1 , А2,  АЗ К лемм а подключения АЭП 3
Р ГОСТ 8934-53 Разрядник вентильный

подАпонливнныи тип (см табл;1 3
ПС Перемычка съемная 6
не Клемма подключения

вводного к аб е л я 3
ИТ Клем ма подключения

т р а н з и т н о го  кабеля 3
н з Нож з л зе м л я ю ш и й 6

Р В ГОСТ 689-55 Разъединитель 3£ п а -
лшсный ГИЛА РвЗ-Ш/400 1 V

ПР1 ГОСТ 2213-59 Лредохоанитель высоко*
болотный (ем. т а б л  ) 3

тй ГОСТ 12Q2B-SB Трансформатор силовой
т и п а  к м  т а д л  J 1

- Д Электродвигатель приВо
да а вто м ата ВЛ1 1

H P ' Независмый расцепитель
1 а в т о м а т а  В А Т 1
> Р В Н Разрядник Р В Н - 2 5 0 1

ЭР 6 - 2 3 1 -62 Реле электромагнитное
типа П З - В - Р 1

W h ТУ-ЗО-ЗООБ-6? Счетчик типа CAW3. 380 в 1
V ГУ ЛОЛЛ *533*0(0-61 в о л ь т м е т р  типа ЭЧ21М 1

пв ТУ аду. 526-025 Переключатель пипа ЯЛ-з А
А ТУ ЛОЛЛ*553-020 *61 Амперметр типа Э 401 1

Т  т ТУ ОРФ 517.021 Трансформатор тока ш -го 3
8 А 9 . В А Ж ОДД 528.021.56 ТМ Выключатель йвтомати-

В А Н ческий, ЯП-25-2МТ. на 16а 3
Р А СТУ 35-16-73-64 Ассим етр Р А - 1 Щ , 1
П Р2 ГОСТ 5010-53 Предохранитель ПК-450-9а  " 1

В1, В 2, ВЗ ВРО ЗБО. 007 ТУ Т у м в л е р  Т 1 л
R 15 ГОСТ 6513-66 Резистор л эв-75Д З«о*,5% 1

R 1 - 8 1 4 о— , ----- Резистор лэв-75,щ см , 5% 14
ТО 4 ТУ 2729 Трансформатор ОСП-100 1
ТО 2 ГОСТ 9 879-61 М и с т т т р  те *-ч/о ,5 1
ШР СТУ-Й/0,5-183 -63 Штепсель Ч 7 к , И в 1

А К ,  АЗ ГОСТ 2023 -  66 Ла м п а  накаливания А12-3 2
В А 1 «шшажяый номер А в т о м а т  А в м -ю 1

307 074
ВА2 , ВАЗ МРТУ-16-526-010- ВЫКАИЧАШеЛЬ АЗ 14 4 ,^ -ГОКА.

65 скомбинированным рдсцепи-
телам, ном. ток боод 2

В А 4 ,  В А 5 — . ,  — Выключатель А3134лтока
с комбинированным расие-
1пшпелем, ним ток 200 А 2

В А 6 , В А 7 ------  к -— Выключатель А312Ч ~ тока с
1сомбин расцеп ,ном гон юол г

Р Т М
12.25.00В-81
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Т и п  п о д с т а н ц и и в  1 Н  I Z М а с с а ,  н ам м

П С К Т П  -  2 5 0 / б _  

п с к т л  -  Ь О О / 6
1 4 5 0 2 3 15

k i i O 3 5 5 0

k 320 4 3 0 0

П П вх н и  ч е с к а  я х а р а к т е р и с т и к а П р и м е ч а н и я

Н а з н а ч е н и е  Подст анция т и п а  П С К Т П - 5 /6  предназначена для пит ания трех
фазны м переменным т оком частотой 50 Гц'т окоприемникоб'открытых горных работ 
Ь условиях холодного климата 
поминальная мощность -  250 и400к§.Л .
Номинальное пербиччое напряжение -  500  3 
Н аскальное Вторичное н а п р я ж е н и е -4 0 0 3  
Напряжение короткого замыкания - 3 , 5 % .  р .
Ток холостого хода - 3 ,5 %  (2 5 0  К§ Л) и 2,5 % (4 0 0  на Л )
Потери холостого хода - 1800 дт ( 250 кВ Л )  и 2300 6т (400  кЗ Л ]
Потери короткого замыкания -2700 6т (  250 кб Л ] и 3800 SmfUQQк 5 Я \
Устройство подстанция состоит из следующих состоВных частей-бысокооолЬ- 
ного блока - Н низковольтного РУ-2, силобого трансформатора -3 )  рамы-4 
В подстанции предусмотрено присоединение к кабельным ц Воздушным(по треЛобанию 
заказчика) АЗп 6  кЬ

Наст оящ ий черт еж  скопирован с оис 1 
технического описания и и н с т р у кц и и  
по эксплуат ац и и  ЗО Ш  Q Z 9 .0 3 5 T 0 j  
сост авленны х дни и S 3  (г  Д о н е ц к )  •
С х е м а  элект рическая п р и н ц и п и ал ь н ая  
и с п е ц и ф и к а ц и я  Об'орУооВания поде т а г 
ции с т р о н  с ф ор м ат о р о т  мощ ност ью  
250 кВ. я п р и в ед ены  на л и с т е  115 ■
ГПо ж е , но для подст анции с трансфер - 
мот ором м ощ н ост ью  4 о о к В  Л , на листе fi$ .

Ц _// ищип*и и 1 I I tU\J С / ' / • • Uf %■/ V vvwigfnMWC'MW «w M t /1 • 1 § *0 г f • ***»$ w w 11 > r w
трансформации относительно номинального h i  г  5% P T M п р и л о ж е н и е 3 ПеоедВижная 

подстанция тупо ПСКТП -
Лист
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XT 5 ПАП- HkR (кпьчень элементов

Обозначение
по

схеме
Н о и м е н о б о н и е КОЛ \ilPuMC4UhUc\

l
М2 Высокобольтный блок 1
М3 ~ ру низшего напряж ен ия 1

' Лб Яппанат защиты А  блочном исполнении / Тип ЛЗПВ ’
М5 Реле П Э -21-543  368, 50Гц У

Мб.. Я9 Реле Р п -г а б с к  гзо 012 . А
я ю нагреватель 1

FU1■ FU3 Предохранитель П К 1- б-зг/зг -г о  уз _ 3
FUH Предохранитель п н -5 0 -2 .... f .

F /1  ... FV3 Разрядник бент ильны ц РВО-6 з
m  ... FVB Разрядник Ьент ильны й p b h - o sm з

HL Лам па т н -  о ,з -з 1
■EL 1, EL 2 Мам п а  6 2 2 0 -6 0 . 2

Л7. к г Д ат ч и к реле Д  тр- зм  у т п о 2 Входит 6 TJ
PM
PH

ЛмпеРМегпр_ 38025, 600/5.50 Гц 
Кат уш ка'независимого расцепителя

1

1 Ьыкл. SF2
РИН К ат у ш ка  нулебага расцепит еля 5 Sr § mJV r

" PV вольтметр 38027, 750В, 5 0 Гц i
■ " PR. Кило омм етр 1 Входит блч

с прцойдом — П-РЮ-1У2as Разъединитель р в з  - ю / ш i
R L  Щ № . . .  Я22 Резистор П38- 75,2А кОм t 2 0 % 17 Входит бЯЮ,Я4

Я 15 Добабочное сопротибление Р85 1
| R 15... Я 19 Резистор мят-2, j w  ом t  ю у 0 4
i SMI... SM6ig Вы ключат ель'пакет ный пв-г-'юзрОйуз 5

S B 1 , S 8 2 Кнопки КС 031У 2  исп 2  . 2
SF1 выклю чатель ME гозз на номинальное

напряжение з в а в 1
' SF6> SF5 Выключатель Аз 712 Б стационарного д л я т  кв я 1'

исполнения н а  напряж ение ввов. 2 -м 3722Б
SF6 Выключатель М37226 стационарного ■ для нор ке я -'

исполнения на напряжение Ьбов i - 'я  37326
5F2 , SF3 Выключат ель М з У з г'ё  ст ационарного~ для 400к 8 Я ~

исполнения на напряж ение 660В 2 - Я 3742 Б
. T i Трансформатор сило!)ой ерхои i

. 1  J2  , JS Трансформатор тсзн-г.5 330-220/ 220- /2?хлг 2
" t Y трансформатор Ьсвр-'оч _уззт /127 /зв/1д 1

1M ' Трансформатор т ока ТШММ: '0.5Т1 600/5 1
1 XPt .  XP2 ".Соединение разъемное- 2  1Ixodum $ лч

( _  XT1 XT7 ,Соединение разборное 2  ] i входит 6 Я3_
j ' - П р и м е ч а н и я ■

i. П р и н ц и п и а л ь н а я  схем а п с к т п - 2 5 € ( 4 а о ) / б  заи м с т б о б ан а  
из т ехнического о п и с ан и я  и  и н с т р у кц и и  по э к с п л у а т а 
ции З Ж и 02 9 .0 36  ТО, сосгпобленных в н и и в з /  г Д онец к J .

■2. общ ий бид п с к т п -2 5 0 ( W 0 ) / 6  показан  но лист е п н .

хтг з ! . j Р Т М Приложение 3 подстанция т ипа  
ПС к  т б - 2501(400)/5 Схема элект ри
ческая принципиальная

Л и с т
. . -----  • ~ ~ — <2.25 006-81 115
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/. Н азначение . Подст анция типа П С НТП -Ю О /6 предназначена для питания 
переменным током частоты 50 Гц осветительной аппаратуры открытых гор
ных работ 5 уело Виях холодного климат а и обеспечения автоматического 
Включения и отключения осветительных Установок 

г Номинальная мощность -  Ш к Ь Я .
з. Номинальное перВичное - напряжение -5 D 0 0 B . 
к. Номинальное Вторичное напряжение -  k o o ]230 8.
5. Н апряжение короткого замыкания  -  3,7%
6 Ток холостого хода - 6.0 0/,
7. Потери холостого хода-9 5 0  Вт.
8. Потери короткого замыкания -1 2 7 0  Вт.
9. Масса подстанции -  29-30кг
ю. уст райст да. Подстанция состоит из следующих составных частей / 

Высоковольтного блока - 1; низковольтного Р У -2 , силового трансформатора-з

По исполнению Высоковольтной части подстанция разработана для присоединения 
к кабельной сети. По требованию заказчика к подстанции поставляется 
блок Воздушного Ввода для присоединения к Воздушной ЛЭ П .
На стороне ВН подстанции предусмотрена Возможность изменения коэффициента 
трансформации относительно номинального на ±5%

1. Настоящий чертеж скопирован с 
рис. 1 технического описания и инст
рукции по эксплуат ации З Л Ш  029 035 то, 
составленных В н и и в Э  [гор Д о н е ц к ].

е. Схема электрическая принципиальная 
и спецификация оборудования подстанции 
приведены на листе 117.

р г м  П рилиж ем ?3 ПередВижнаАЛист 
1Z 25 006 -81 Г с т а и  т

I



Перечень  э л е м е н т о в

Обозначь - ,
Примечаниение по схе 

ме
н а  и м с н и д а н а с ТОЛ

Я2 ВысокоВолыпныи блок 1
л з  • ру низшего напряж ения {
лу Аппарат защиты Ь блочном исполне

нии ЯЗПБ, ТУ 18 HB-QB7-80 (
Л5 Дат чик и Фот ореле  ф р  зуз . 1 Р с** 5ъ

-

~ Л 6 ,  л? Реле п з -2 1 -5 у з  збв,50Гц 2
Л8 НигРеЬатель /
Q9 Раз ъединигпель р в з - ю /чоо ш иг 1 t  про Водам 

П Р -10- ?ыг
ПР1 Предохранитель пк1-б зг/32-2оуз 3 Входит 6 Я2
Т1 Трансформатор силоВой сухой

100 Кб Я, 6 /  0 4  - 0,23 КВ 1
72 Трансформатор ОСВР-ОДУЗ,

380/12? /3 6 /1 8  В 1
77 Трансформатор т о к а  Т ш д м -0 ,5 7 ;

400 /5 1
ПР2 Предохранитель п н -5 0 -г 1
SF Выключат ель Я  3722Б, 660В  -

т ока , 50 Гц 1н = 250л , устобка
элект ромагнит ны х расцеп /з о о л j
независимый и нулевой Расцепитель 1

Р Разрядник Вентильный типа р в о -6 7Ж?
КМ ко н т а кт о р  к г  воззхлз, ввоз 1

SKI, Sfl2, 5ЛЗ Выключатель пакет ны й а  в 2 - ю 3
581, SB2 КНОПКа КЕ 031 У2 2

PH Катышка независимого расцепит еля 1
РНН ка т у ш ка  нулебаго расцепит еля Г '

Я1 Добабочное сопрот ивление Р85 1
Я 2, ,Я 6 Резистор п з в - 75, 2.4 ком L 3 " Входит В я з
K i , к г Д а т ч и к - р е л е  Д  т р  - зм - у т  к о 2 Входит б Ti

Л1 Д а м п а  в 2 2 0 -6 0 ' 1 ~
Л 2 Д ам па т н -о з -з 1
РА дм п ер м ет я эв 025 , т / 5 ,  so Гц 1
PH Килоом мет р 1 Входит В яч
PV В ольт м ет р ЭВ02?, ?so В, 50  Гц 1

ХТ1, ХТ2, XT7 Соединение разборное н
ХР1, ХР2 Соединение разъем ное 2

П р и м е ч а н и я

1 П р и н ц и п и а л ь н а я  с х ем а  п с к т п - ю о /6  з о и м с т 6 о $ а н а  
из т ехни ческого  о п и с ан и я  и и н с т р у к ц и и  по э к с п л у а 
т а ц и и  ЗДШ 029 035 то, со ст авленны х в н и и в э  (г  Д о н е ц к )

2  О бщ ий вид Пскт п- Ю 0 /6  п о к а з а н  н а  л и с т е  н е .

Р Т М Приложение 3 П одст анция т и п а  
п с к т п - iodfB  Схеми зл ект р и чес -

Л и с т
12 25 DDB-8I кия п р и н ц и п и а л ь н а я 117



J .  M • С 'О Л и Е i

u J j..w 6*j6 ЛП

Cfj C 6 0 2 7 - — f б/* C 5Q30N|Uj-b И 55q3qiv ь’СТЗПНени? 2

т е х н и ч е с к а я

Н̂азначение Комплектные распределительные 
устройства наружной устанабки типа П П  

Гприключотельнът пункты) предназначены для 
работы б сетях трехсразного тока напряжением 
6-ю кВ, частотой 50 Гм для подключения, питания 
и зашиты электрооборудования мощных карьерн* » 
электропотребителей.

г. Климатическое исполнение У) и ХА 1 по ГОСТ 
15150-53 и ГОСТ 15543-7D.
4 Номинальный ток взал 
Номинальные рабочие токи цепи высоковольтного 
выключателя - юо isc 20 0 ,31 5 ̂ао бзо ?

х а р а к т е р и с т и к а

5 Номинальный ток отключения выключателя -20нЛ.
6 ток термической устойчивости дляt--3c-го*л
7 ток электродинамической устойчивости -51 кл.
8 Время включения выключателя с приводом -Q.1 с
э  Б р е м я  о т к л ю ч е н и я  в ы к л ю ч а т е л я  с  п р и в о д о м - 0 . 0 5 с  

ю  В в о д  в о з й у щ н в и й  и л и  к а б е л ь н ы й . в ы в о д - к а б е л ь н ы й ,

Г Способ ззщ_~о от воздействия окружающей 
среды -  <Р54 по гост Йй54-в0

12 Г)о способу установки ПП выпускаются 6 2* 
и с п о л н е н и я х  . п е р е й б и ж н ы е  ( н а  с а л а з к а х )

и  с ^ а о ^ з ч а э г ь  е  ю р  р а м е ) .

1 3  М а с с а  П П  н е  более 2 5 0 0  к г

П р и м е ч а н и я  ■-

1 Общий вид и техническая характеристика ПО 
заимствованы из технического описания и ин
струкции по эксплуатации зсс бю /во то.сос- 
табленных СПКТБ по КРУ по„̂крэлектроаппарат" 
г. блок аппаратуры и схема первичных соединяй 
ПП показаны на листе //9

РТМ
\г 25 0Q6-81

приложение 3 Приключашельный пункт ПГ)-бтзо. Общий оид 
и технически характеристика

Лист
ив
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1- Шкаф , 2 - ш каф , з-отсек выключателя, 
к - отсек разъединителя, 5-отсек разрядников;
6- дверь отсеки выключателя, 7-выдвижной 

элемент с вакуумным выключателем типа 
ВВТЭ-Ю-ВЗО-го ух л 2 , д-шторочный механизм, 

э- розетки, ю-трансформатор тока-, 11-транс
форматор напряжения, 12-лампочка освещения, 

/з- разъединитель , П-привод основных ножей

Z1- разрядник, 22-ш ина ; 23-отсвк собственных нужд 
24- трансформатдр собственных нужд, 2 5 -предохранитель 
гв-привод заземляющих ножей разъединителя.

П р и м е ч а н и я ■

1 Настоящий чертеж скопирован с рис 1 
и 3 технического описания и инстоукции 
по эксплуатации ЗСС 619 1BQT0доставлен 

ных СП К ТБ по КРУ ни , Укрэлектроаппарат 
2 Общий вид и техническая характеристика 

П П -б (ш )/Ш  показаны на листе Ид

разъединителя, 15- трансформатор ТИП,  16-пра -  
ладной изолятор, 17- шина, 18- сальник, 19- за 
земление выключателя, 2 0 - крышка лю ка,

РТМ
12 25 005-81

Приложение 3 аоиключотельныч 
-1ун<т 1П'В п о ]/ 53С блок аппаратуры 
j терЗичнь л Cl че^ии

Цист
П9



Линии

Приложение 4

ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ
В - 3 5  кВ

РТМ
1 2 . 2 5 . 0 0 6 - 8 1

П р и л о ж е н и е  4 .
Линии ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ

ь - 3 5  к в
Лист

1 2 0 ______ I



ШШЙ.ЭЛЕКТРОГШЩА^И,

I .  В о зд уш ны е ЛЭП  6 - 3 5  к В

Д л я  э л е к т р о с н а б ж е н и я  э л е к т р о п р и е м н и к о в  у г о л ь н ы х  р а з р е з о в  
с о о р у ж а ю т с я  с т а ц и о н а р н ы е  и пе р ед в и ж н ы е во зд уш н ы е ЛЭП  н а п р я ж е 
нием  6 - 3 5  к В .

В  н а сто я щ е м  РТМ д л я  с о о р у ж е н и я  с т а ц и о н а р н ы х  ВЛ 6 - 3 5  к В  р е 
к о м е н д у е т с я  п р и м е н я ть  т и п о в ы е  о п о р ы ,р а з р а б о т а н н ы е  и н с т и т у т а м и  
" Э н е р г о с е т ь п р о е к т "  ( Т П  3 . 4 0 7 - 6 9  д л я  ВЛ 3 5  к В  ) и " С е л ь э н е р г о -  
п р о е к т "  ( ТП  3 . 4 0 7 - 8 5  д л я  ВЛ 6 - 1 0  к В  и ТП  3 . 4 0 7 - 3 3  д л я  ВЛ 3 5  кВ ' ) . 
Э с к и з ы  о п о р  с т а ц и о н а р н ы х  ВЛ 6 - 3 5  к В  п р и в е д е н ы  н а  л и с т а х  1 2 4 -1 2 6 .

П р о в о д а  д л я  с т а ц и о н а р н ы х  ВЛ 6 - 3 5  к В  п р и н я ты  алю м иниевы е ( А )
' 2 и ста л е а л ю м и н и е в ы е  ( А С  ) с е ч е н и е м  3 5 - 1 8 5  мм . П ри п р и м ен ен и и

оп р о в о д о в  п о в ы ш е н н о го  с е ч е н и я  ( 1 5 0  и 1 8 5  мм ) с л е д у е т  у м е н ь 
ш а ть  п р о л е ты  м еж ду о п о р а м и , о п р е д е л я я  и х  в калздом к о н к р е т н о м  
с л у ч а е  с о о т в е т с тв у ю щ и м и  р а с ч е т а м и .

П ри  со о р у ж е н и и  п е р ед виж н ы х ВЛ 6 - 1 0  к В  р е к о м е н д у е т с я  п р и м е 
н я т ь  пе р ед в и ж н ы е д е р е в я н н ы е  о п о р ы  с  ж е л е з о б е то н н ы м и  о с н о в а н и я 
м и, к о н с т р у к ц и и  к о т о р ы х  р а з р а б о т а н ы  и н с т и т у т а м и  " Ц е н т р о г и п р о ш а х т "  
и " Г и п р о р у д а "  ( г .Л е н и н г р а д  ) .  Э с к и з ы  п е р ед в и ж н ы х о п о р  п р и в е 
д ен ы  н а  л и с т а х  1 2 9 - 1 5 2 .

П р о в о д а  д л я  пер ед в и ж н ы х ВЛ 6 - 1 0  к В  п р и н я ты  алю м и н ие вы е, с е -  
2ч е н и е м  3 5 - 1 2 0  м м .  М о гу т  п р и м е н я т ь с я  и ста л е а л ю м и н и е в ы е  п р о в о д а

1 Q
с е ч е н и е м  д о  9 5  ^м  .

С е к ц и о н и р о в а н и е  во зд уш н ы х ЛЭП  6 - 1 0  к В  о с у щ е с т в л я е т с я  п о с р е д 
с т в о м  у с т а н о в к и  се к ц и о н н ы х  р а з ъ е д и н и т е л е й  н а  о п о р а х ,к о н с т р у к ц и и  
к о т о р ы х  р а з р а б о т а н ы  и н с т и т у т о м  " Г и п р о т р а н с с и г н а л с в я з ь "  ( г . Л е 
н и н гр а д  ) и п р и в е д е н ы  н а  л и с т а х  1 5 3 , 1 3 4 .

Ч

j—3 5  к В

2 ^ _ К а б е л ь н ы е _ Л Э П _ 6 -3 5 _ к В _

В  с х е м а х  э л е к т р о с н а б ж е н и я  у ч а с т к о в  у г о л ь н ы х  р а з р е з о в  п р и м е
н я ю т с я  м а г и с т р а л ь н ы е  к а б е л ь н ы е  Л Э П ,п р о к л а д ы в а е м ы е  по  у с т у п а м  и 
р а с п р е д е л и т е л ь н ы е  к а б е л ь н ы е  ЛЭП  д л я  п р и с о е д и н е н и я  э к с к а в а т о р о в  
и д р у г и х  п е р ед в и ж н ы х машин к  э л е к т р и ч е с к и м  с е т я м  н а п р я ж е н и е м  6 -  
—3 5  к В .

М а г и с тр а л ь н ы е  и р а с п р е д е л и т е л ь н ы е  к а б е л ь н ы е  Л Э П  6 - 3 5  к В  мо
г у т  в ы п о л н я т ь с я  ги б к и м и  к а б е л я м и  м ар к и  К Ш В Г -6 ,  К С Г В - 6 ,  К Ш Б Г Т - Ю ,  
К Ш В Г Э -3 5  и т , п .  У к а з а н н ы е  м ар ки  к а б е л е й  п р и м е н я ю тся  п р и  т е м п е р а 
т у р е  о круж аю щ ей ср е д ы  о т  м и н у с  4 0 ° С  д о  плю с 5 0 ° С .  В  у с л о в и я х  х о 
л о д н о г о  к л и м а т а  с л е д у е т  п р и м е н я ть  г и б к и е  к а б е л и  у к а з а н н ы х  м ар о к  
в и с п о л н е н и и  Х Л , п р е д н а з н а ч е н н ы е  д л я  р а б о т ы  п р и  т е м п е р а т у р е  о т  
м и н у с 6 0 ° С  д о  плю с 5 0 ° С .

Д л я  о б е с п е ч е н и я  к о н т р о л я  ц е л о с т н о с т и  зазем л я ю щ ей  жилы г и б к о 
г о  э к с к а в а т о р н о г о  к а б е л я  ( с м . п . 2 . 4 . 1 4  н а с т о я щ е г о  РТМ ) с л е д у е т  
п р и м е н я ть  к а б е л и  с  к о н т р о л ь н о й  ж илой м арки  КШ БГВ ( К Ш В ГВ -Х Л  ) ,  
К Ш ВГЭВ ( К Ш В ГЭ В -Х Л  ) и  К Г Э  (  К Г Э - Х Л  ) н а п р я ж е н и ем  6  к В ,р а з р а б о 
т а н н ы е  НИКИ г . Т о м с к .

К о н с т р у к т и в н ы е  р а зм е р ы  и т е х н и ч е с к и е  д а н н ы е  о с н о в н ы х  м ар о к  
г и б к и х  к а б е л е й  п р и в е д е н ы  в т а б л и ц а х  4 Л - 4 . 5 .

РТМ
12.25.006-81 П О Л О Ж ЕН И Е 4 .  Ли н и и  

э л е к т р о п е р е д а ч и  6 - 3 5  к В
Лист
(21



К о н с т р у к т и в н ы е  р а зм е р ы  к а б е л е й

Т а б л и ц а  4 . 1  
х )

К о н с т р у к т и в н ы е  р а зм е р ы  к а б е л е й

Т а б л и ц а  4 . 2  
х )

'Ч и с л о  и н о м и н ал ь -  
Ма р к и  ! н о е  с е ч е н и е  m j l f

к а б е л е й  ! .„ .2

-■  Н ом инальны ! 
j н а руж н ы й

Я! Р а с ч е т н а я  м а с с а  
! к а б е л е й ,к г / к м  
!

* Д о п у с т и м а я  
1 т е м п е р а т у р а  
, н а г р е в а  ж и -
! лы  к а б е л я ,
1 о с

М арки
к а б е л е й

» ?
1 Ч и с л о  и н о м и н а л ь н о е  с е ч е -  t H
г н и е  ж и л , мм^ ?н

1
о м и н а л ь н ы й ,Р а с ч е т н а я
аруж ны й д и - м а с с а  I  км
liam n - к а б е л я , к г  м е т р  к а б е -
е й ,  мм j
_ _ _ _ _ _ _ _ I_ _ _ _ _ _ _ _ _

f
Д о п у с т и м а я  
J т е м п е р а т у -  г 
г р а  н а г р е в а
? ж и л ,° С  ,
!

» f 
! о с н о в н ы х !з а з е м л е -  
, ! н и я

f д и а м е т р  к а -
't  б е л я ,  мм 

1

!
! о с н о в 
н ы х

Г ~ ! ! а  
! з а з е м л е - ! в с п о м р г а - t  л  
!н и я  ! т е л ь н ы х  t

1 к ш в г ,  
' ю п в г - х л , 1
! К Ш ВГЭ !

К Ш ВГТ

К Ш В Г, З х Ю 1 x 6 4 3 , 8 2 2 7 0 2 2 3 8 6 5 К Ш ВГВ ^ 3 x 1 0 1 x 6 1 x 6 4 3 , 8 2 4 8 6 6 5
К Ш В Г - 3 x 1 6 1 x 6 4 6 , 3 2 6 2 5 2 5 8 9 - Х Я 3 x 1 6 1 x6 ' 1 x 6 4 6 ,3 . 2 7 7 6 -
_ х л  З х ^ 1 x 1 6 4 9 , 0 3 1 2 3 3 0 8 3 -  3 x 2 5 1 x 1 0 1 x 6 4 9 , 3 3 3 0 1

3 x 3 5 1 x 1 0 5 2 , 6 3 7 9 4 4 3 7 4 8 3 x 3 5 1 x 1 0 1 x 6 5 2 , 7 3 9 7 5  , t

К Ш В ГТ 3 x 5 0 1 x 1 6 5 5 , 4 4 4 8 4 4 4 3 5 . 8 5 3 x 5 0 1 x 1 6 1 x 1 0 5 6 , 4 4 7 9 7 * „

3 x 7 0 1 x 1 6 6 4 , 9 5 9 2 0 5 8 6 0 3 x 7 0 1 x 1 6 1 x 1 0 6 5 , 4 6 3 1 9
3 x 9 5 1 x 2 5 6 8 , 1 7 1 3 5 7 0 7 0 3 x 9 5 1 x 2 5 1 x 1 0 6 8 , 1 7 4 5 2

• 3 x 1 2 0 1 x 3 5 7 3 , 5 8 3 5 4 8 2 8 1 3 x 1 2 0 1 x 3 5 1 x 1 0 7 3 , 0 8 7 3 0 \
3 x 1 5 0 1 x 5 0 7 9 , 2 9 8 7 1 9 7 8 9 3 x 1 5 0 ' 1 x 5 0 1 x 1 0 7 9 , 2 1 0 2 5 4

К Ш В ГЭ , З х Ю К б 4 3 , 2 2 2 1 0 6 5 к ш в г э в - З х Ю 1 x 6 1 x 6 4 3 , 2 2 4 1 3 6 5
К Ш В Г Э - 3 x 1 6 1 x 6 4 5 , 8 2 5 7 9 - х я 3 x 1 6 1 x 6 1 x 6 4 5 , 8 2 7 2 7 Г
- Х Я  3 x 2 5 1 x 1 0 4 8 , 4 3 0 8 9 3 x 2 5 1 x 1 0 1 x 6 4 8 , 8 3 2 6 2

3 x 3 5 1 x 1 0 5 2 , 2 3 6 9 6 3 x 3 5 1 x 1 0 1 x 6 5 2 , 1 3 8 6 6
3 x 5 0 1 x 1 6 5 4 , 8 4 3 5 3 3 x 5 0 1 x 1 6 1 x 1 0 5 5 , 9 4 7 0 4

' 3 x 7 0 1 x 1 6 6 4 , 3 5 8 8 2 3 x 7 0 1 x 1 6 1 x 1 0 6 4 , 8 6 2 5 1
3 x 9 5 1 x 2 5 6 7 , 5 7 0 4 4 3 x 9 5 1 x 2 5 1 x 1 0 6 7 , 5 7 3 2 0 **

3 x 1 2 0 1 x 3 5 7 3 , 0 8 3 0 0 3 x 1 2 0 1 x 3 5 1 x 1 0 7 2 , 4 .8 2 5 1
3 x 1 5 0 1 x 5 0 7 8 , 6 9 9 2 0 3 x 1 5 0 1 x 5 0 i x i a 7 8 , 6 I 0 I 5 4

х )  Д анн ы е п р и в е д е н ы в  " Р у к о в о д с т в е  п о  э к с п л у а т а ц и и и  р е м о н т у х )  Д ан н ы е п р и н я ты  с о г л а с н о  т е х н и ч е с к и х  у с л о в и й  Т У 1 6 - 7 0 5 . 1 7 0 - 8 0
г и б к и х  к а б е л е й  н аi н а п р я ж е н и е 6 - 1 0  к В  н а о ч ж % *§

р а б о т а х "

Р Т М ПРИЛОЖЕНИЕ 4 .  тт. . . . . , Лист
1_ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ — 1 2 .2 5 .0 0 6 -8 1 э л е к т р о п е р е д а ч и  6 - 3 5  кЕ ■ (2 2



Таблица 4 .3

Конструктивные размеры кабелей КГЭ и КГЭ-ХЛ
х)

Число и номинальное ‘ Номинальный! 
сечение жил, мм2 j наружный !

Расчетная масса 
кабеля, кг/км

f
Допустимая 
, температура

осн ов 
ных

! 1 |диаметр 
ц заземле- t всп ом о-1 !
!ния !г а т е л ь -* ка^ел я* ш  ! 
! 1ных ‘ !

КГЭ
!
! КГЭ-ХЛ
f
!

гнагрева жил,

г °с
Г '

3x10 1x6 1x6 4 1 ,2 2143 2210. 85 ( КГЭ )
3x16 1x6 1x6 4 3 ,8 2491 2579 75 ( КГЭ-ХЛ)
3x25 1x10 1x6 4 6 ,4 2679 3069 ’
3x35 1x10 1x6 5 0 ,2 3601 3696
3x50 1x16 1x10 5 2 ,8 4266 4353
3x70 1x16 1x10 6 2 ,3 5783 5882 ,
3x95 1x25 1x10 6 5 ,5 6941 7044
3x120 1x35 1x10 7 1 ,0 8203 8300
3x150 1x50 1x10 7 6 ,0 9730 9920

Длительно допустимые токовые 
гибких кабелей

Таблица 4 .4  

нагрузки

Номинальное 
сечение о с 
новных жил,

мм2

• Длительно допустимый 
! туре на жилах хх)

ток , А при допустимой темпера-

1 65°С - ! 75°С ! 85°С
10 70 80 • 91
16 90 104 117
25 120 138 157
35 145 167 190
50 180 208 235
70 220 254 288
95 265 306 346
120 310 358 405
150 350 404 458

х) Данные приведены в  "руководстве по эксплуатации и ремонту гибких
к а б е л е й  н а  н а п р я ж е н и е  6-10 к В  н а  о т к р ы т ы х  г о р н ы х  р а б о т а х 4’ , 

х х )  Д л я  к а б е л е й , н а м о т а н н ы х  н а  б а р а б а н , д л и т е л ь н о  д о п у с т и м ы й  т о к  о п р е 
д е л я е т с я  с у ч е т о м  п о п р а в о ч н ы х  к о э ф ф и ц и е н т о в :  0 ,8 - п р и  ч и с л е  с л о е в  
н а в и в к и  - I ;  0,6- п р и  ч и с л е  слоев н а в и в к и - 2 ;  0,5- п р и  ч и с л е  с л о е в  
навивки- 3 .

Т а б л и ц а  4.5

Поправочные коэффициенты для определения длительно 
допустимых токовых нагрузок на гибкие кабели х

Температура окру - \ 
жающеи среды, С 

хх)

!
-60  у 

\
-50

t
! -4 0  
!

?
1 -30  
! .

f
; - 2o 
i

f
i - i o
j

i
У -5  
i

* Допустимая
• температура 

Попра-нагрева жи- 
в о ч - ?лы кабеля,

1 ,76 1 ,69 1 ,62 - 1 ,54 1 ,45 ' 1 ,3 7 1 , 3 2

ный • 65°С1 1
коэф--
фицИ- ! * шУотимая 
ент у температура
' у нагрева жи- 1 , 5 6 1 ,5 0 1 ,4 4 1 , 3 8 1 , 3 2 1 , 2 6 1 , 2 3

,лы кабеля .
, 85°С !

1 f ■ ! ! ! • f ! !
С f +5 , +10 , +15 ? +20 | +25 f +30 , +40 , +50

1 ,2 7  1 ,2 2 ' 1 ,17  1 ,1 2  1 ,0 6  1 ,00  0 ,94  0 ,7 9  0 ,61

1 ,19  1 ,1 5  1 ,12  1 ,0 8  1 ,0 4  1 ,00 ' 0 ,9 6  0 , 8 6 -  0 ,78

x) Данные приведены в*"руководстве по эксплуатации и ремонту
гибких кабелей на напряженйе 6 -10  кВ на открытых горных работах".

х х ч  З а  р а с ч е т н у ю  в е л и ч и н у  т е м п е р а т у р ы  о к р у ж а ю щ е й  с р е д ы  с л е д у е т  п р и 
н и м а т ь  м а к с и м а л ь н у ю  т е м е е р а т у р у  д л я  д а н н о г о  р а й о н а , д е й с т в у ю щ у ю  
в т е ч е н и е  н е  м е н е е
10 с у т о к  е  г о д у . РТМ

12.25.006-81
ПЩ0ЖЕНИЕ^4. Линии 

электропередачи 6 -35  кВ
ЛИСТ
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АС
-2

5 
г 

А
С-

70
 

I Ма
ЛЦ I

Л
Cĵ с •§§

«51

I
N I

ч

Не на се ленная местность

Проме ту точная П-35

Dm ВемВительнпя ОП-35

Рас код материалов.

1 Бет он 0,34м3
2. Столь армат урная 6  $ во кг
3. Металлические углы 33,45 кг

Пасете н но я мес тность

Промежуточная Л-35(н)

Расход материалоб:

/. Б ет он 0,34м3
2. Сталь арм ат урная 65.00кг
3. Металлические узлы в/, 17 кг

ОтВетпбательная ОЛ-35(н)

Ра с код м а т ериалоб  /

1 Бетон о,34м3
2  Сталь арм ат урная 6  4 ВО кг
3. Мет аллические узл ы  45,47кг

Расход материалоб'-

/. Бетон о,э4м3
2 Сталь а р м а т у р н а я  Б5 ,0 0 кг
3 Металлические узлы 33,13 кг

Примечания' 1 Схемы опар заимствованы из типовых конструкцийt серия 3407.-33, Выпуск / часть /,
лист /. разработанных институтам , Сельэнергопроект"

2 Рабочие чертежи опор можно получить В Свердловском филиале ЦИТП по адресу: Б200Б2. 
г СВердлоВск-52 , у  л  Генеральная З а

Р Т М  
J2.25.0D6-81

Приложение 4. Схемы унифицированных 
ж/6 БиВриробанных опор ВЛ35н& со 
штыревыми изоляторами.

Лист 125
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/7/7/P3fe<00///77/?V03/&  /7 /7 0 /7 3 /

ш  / / 0 3 6 0 0 0 0  з е с а
/ / p otrejycy/ m jw & f 0 0 0 /7 3 /

0 0  je/ < ?я/ж/тт&Зг&х

i-

I
■^W

I
П10-1Д

ПШ -7Д; П Ю - З Д ; 
ГИО- 4Д

/ --------ф _____ *_

Д .

ПЮ-8ДВ;  ГИО-ЭДб

82
08

Л/70*ге7У7ГУ/7г000370 0 /70 /73/ 
7 /0 /7><5/703/7////3/Х  0 / 7 0 0 / 7 7 0 3 / Г 0 Х ,

%
§

П Ю -4Д Д

П 10-5Д Д

/ 7 / ? и м е у а л ш -

/  3 /X 0 J 3 / 000/7 /7/7/0/77/773/ /7 0  /770/70303/У /7/700/7070
//
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Р Т М
м  25006-81

Л р ш а з < е / / а е  4  Зсх/узз/ 0 0 0 -  
л г е з к 0 / 7 7 0 vt/o/x З е р е З з з 0 7 / х  0 0 0 0  

0 0 / 0 4 0 0 0  а р н о / х  8 /  6  ~ / 8  * 0
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У г л о в а я  п р о м е л к н п / о о п а я  А о п р е б и я  ( a n h p p p a p j  У  г л а в о й  а н к е р н а я  О т в е т в и т е л ь н а я  

о п о р а  о п о р а  о п о р а  о п о р а

\  ^ л
#  /

\  S 1
#  £

/ / \  Е /

■* -  / ч .

У П 1 0 -1 Д , У П 1 0 -2 Д  J t / a o - г д : П Р 1 0 -2 Д  У Р / О / Д , У Р Ю Р Д  О О / О / Д ; О Р Ю -2 Д

ч и  *  V  A* -I- *  А-
У Р Ю Р Д Д ; У / 7 1 0 5 Д Д ; Д Н 1 0 -2 Д Д - П К 1 0 -З Д Д ; У Р Ю  Р Д Д ; У П Ю 'З Д Д ; О Д Ю -Р Д Д , 0 Р Ю -5 Д Д , 

П П / О -З Д Б , Р М 0 -4 Д 6  У Р Ю -З Д б , У Р Ю -4 Д 6  О О / О Ш , О Р 0 -4 Д 6

П р о в о д а

Макси-
малынре нор
матив
ное тя 
/некие 
№*р/п- ар ара-
Кодов,

ке
Р - 2 5

Я С - 1 6 2 0 0
Я - 3 5

Я  с - 2 5 2 7 5
Я  - 5 0  
Г С О 3 5 0

ДС-35-R C -W  
Я Р О - Я -120 
ПС-2 5 -ПС-50

ш

У е л о З ь / е  а н к е р н ы е  о п о р ы
У Р Ю -1 Д
У Я Ю - 2 Д

Кент

2 6

3  3

4 . / S

4 J 5

ст ойка подкос
аварийный делан

Я вн /п .

0 . 3 S

0 . 6 5

1 0

f .3

У8p m . Рен m

0 7

1 1

1 .6 5

2.0

Рвк m

1 .6 0

2.0

2. О б  

2.8

норма/пмь/дрежим
ст опка сорное

рврт

0 .6 5

0 .9

1 .3 5

1 .7

Усн т

1 .0 5

1 .5 5

2 .1 5

2 . 1

У Р Ю - 2 Д Д
У Я Ю -З Д Д

2 .5

3 . 1 5

4 . 0

4.7

ст оика совкое
Нём т

0 2 5

0 5

0 . 8 5

1 . 1 5

Рвр т

0 .5 5

0 3 5

4 5

1 .8 5

аварийный режим 
стойка

Рен/77квкп/

1.6

1 .9 5

2 . 3 5

2 1

корнакбныйрежим 
ст ойкаподкос

0 .3 5

0 .7

1.1

1,45

кврт Нсн.т

0.8

1 .2 5

1.8

г з

У Р Г О -З Д б  
У Д / 0 -4 Д Б

Р ар м ат и в н о /е  с н /и н а /е /д и е  и  в ы р о /в а /а /р и е н а р л /р  -^и в и р /е  и  р а с и е т  
п о /е  у с и л и я  в с я  о п о р  а п к е р н о  у е л о в а г о  р у и н а

П р о в о д а

Макси
м ал ь
ное

Д о я ц е £ ь /е  ( а н к е р н ь /е )  о п о р а /

норма
т ив - Р К / 0 - / Д Р Р 1 0 -2 Д Д Р К /0 -З Д 5
мое га
шение Р К 1 0 - 2 Д Р К /О -З Д Д Р К / 0 - 4 Д 6
Шгрхп- 
пщ проба да. кг

Р С К /77 Рвк /77 Рвр т Р С К  П7 Л/вн П7 Квр п) Рен /77 Р вк /Т> Р вр ,7,
Л - 2 5  

Я С -Г 6 3 0 0 2  0 5 0 .9 5 1.6 1.95 9. 75 1 3 5 2 0 5 0 .6 5 1 2 5
P - J 5
Я С -2 5 2 7 5 2  5 5 1 .4 2 .3 2 J 5 /.2 5 2 0 2 ,5 1.15 1 9
Я - 5 0  
П С О -6 3 5 0 3  2 2 .0 5 3 .2 5 3. 0 1,8 2 ,8 5 3, 15 1. 7 2 75

П С -35-Я С -7Р  
П -Г О -П -120
П С -2 5 -ПС-50 4 5 0 3. 75 2 .6 4 0 3 ,5 2  3 3 5 5 3  6 5 2 2 3  45

П р о во д а

Максималь У г л о в б /е  п р о м е ж  у  т о  v  н ь /е  о п а р ы
н о е

т яже-пие
к г

у  т о -г д  
У П /0 - 2 Д

УП ГО -2Д Д
у п /е -з д д

У П /0 -9 Д 6
т е -у д е

век /77 Р в к /п р ф м Р ен  т кв н  т Рбр т КС К  /77 Квн /п Явр m

Я - 2 5  
Я  С -/6 200 2 8 5 1.85 2 ,75  _ 2 .65 1 .65 2  4 5 2 8 5 1 4 5 2 25

Я -3 5
я с -z s 2 7 5 3 6 2 .5 5 3 ,7 5 3 .35 2 ,3 3 3 5 3 5 5 2, 1 3 15
Я -5 0
П С О -5 3 5 0 3.6 2 .5 5 3 ,7 5 3 .3 5 2 3 3 ,3 5 3 ,5 5 2. 1 3 IS

ЯС-35-ЙС-70 
Я -70-П -120 
ПС-25ЛС-М 4 5 0 3 .8 2 .8 4 .1 3 .5 5 2,5 3 ,6 5 3, 75 2,3 3 .4 5

рвнм

2.6

3 .2 5

4 . 1

4 . 8

Р в р  т

0.1

0 .5 5

■ 0 .7

1.0

п о д к о с  

Кем т

0 . 4

0.8

1 .3

1 . 7

аварийны й реж им  
с т о й к а

1 . 7

2 .0 5

2 .4 5

2 8

л (в н  т

0 2

квр т. 

0 .5 5

0 5 5

0 9 5

1 .5

1.1

1 , 6 5

2 . 0 5

П р и м е ч а н и я

1 Э ск и зы  оп ор  и  р а сч ет н б/ е  даннб/е принят о/ 
па типовому проект у 3  40 7-35, разработанному 
икс/питутом „ Сельэнвргопроект " в  /973г

2 /Поповой проект  макмо палууот ь в  Свердлов
ском  от делений ЦП ГР по адресу *? Свердловск, 
630033, Вт уз-зорадок, ууг Генеральская, 3~, отдел 
ра спрост ран ени я  -

3 Р а  э с к и з а к  о п о р  д а ш  р а з м о л ы  д л я  н е н а с е л е н н о й  
м ест ност и

РТМ
12.25 006-81

Рриломение 4 Зскизь/, углевой, кон 
иевои и от&ёгпви/пеАьнои деревянных 
опор стационарных вЛБ 10кВ

Лист
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/4  а е р с д А г /у " " //*
а а а р а  d c x  /г а д А с б х а  А  А  -£ л д  ce d e

/77l//77C/7d/2/7i/ У///Н//// 6722/9 V At at С/С
/араябнасо Jcz3<?A//cj, /6'c//{. jec 7/paca

M i-s o

/7 ббриУО'/УСО/а̂  ’ ,0/7£/7барСПаЯ
о п о р а  д л я  о о д д е с ш  ЗА ~ 6к6  а  

м р г п с г п р а л б ./о г а  з & з е ш я /о щ е г о
т р о с а

АН 50

A j

б )

г
c n s

т Ш
7Г Н З

И )

I
■ ч

@

ф

В. П р о м е ж а т о у а а я  а е р с д б а ж  
п а я  о п о р а  d /я  т д б е с н а а с - 
Ё ет ит елбпш  п ш ш  0,22x3

O a x /A a p o r/f/z d A c /p  л г а /п е /г а а п а д

ш
ем

яс°
л/п

дСг/лсе/г'оАа'муе II
 

§
 
*

тт С/мф
мм

/Р
OJMЛол]СсС/,, | ^ .М</ 

Со ра \̂( У/'

! . Ст ояка <Р22см соска €9006 м3 ip 1

г баарная .оодуа/ха Сете/» ир/7? р 26002606

3

4

/77ррАсрсо А/б ш соска 2/900 
е/гас

м3 7038
ОСЯ

5 ОдОЛОбОХ Су З и//о / /Г 6 —

6 | С/ЭШЯтОрО/ а/с б ,С&с У) 600? 5 л/3 45 -

с Хрюк - рв 25 / 2.2 22

8 а/тыро шнмд'M<i2K7) 5  <Ас 40 ,

9 бандаж VpoWAfft/e/НК 7*4 ’ м 20 5/ i

10 Ргояа/с 6 6  *0 6 *0 Спя 3 №9 57иб о ус? 4 /2755/ -

i Ст арра <р£Осу Сосна €2506 У * 027

2 Ооорная aoctoa/ca ЩЯСзК
Сео/ОК 0/07 / 2330гзза ;

3 /ffpaSqoca А  /б с у Соска ■ €/Ш у ) 7036 5

4 Оголовок Cat 5 Ш/О /̂ _ У7~ 6

5 Шсзяторо/ a/crs. Ар/с 70) ' 3 /3 33
6 /1р/ОР КВ 25 /_ 22 2 2

А 6/то/ра о/о Ш
шшгу\ 3 /О 30

8 б анд аж Сро&мооокл <Р4 У 20 О/ > Н

9 АгОЛОК 36 *56 *5 С/ггЗ &5Q9S76300 У/77 4 /275 6/

1 Стойка А /Ас у Соска С 7500 м3 0/9
2 бнорная нодуука щенезд

бетам 0/07 / /620

3 Рр/о/ег/ ГО /б
м /К Ш 7з " У 0.5-

УГ\ 2.0
Азслян/ара/ ^ ГФ J шнс 2 - У/О' 4 \ // 44

5 б а н д а ж ардёоа
ое/ок* а) У 20 О/ с

В Послах 66*55*5 Со/ 3 ш Ъ £300 а/п? 4 /,2755/

©

з З

/ / р а м с у а т е

Ocxc/ jc c  а а а р  р с з р а д а /п а н р / //н с я /н /н у т о у  
. //е п т р о е с /л р о о /у у т  "

1600

Р Т М
12 25 006 -81

№ ш о1кеяоё~%  О схо зу  брреА кнноА

g S g f t S « t e <
Л и с т
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ш
п

П р о м е ж у т о ч н а я  о п о р а  -

«5>

Спецификация м ат ы ш о б
пип{п
М

Тип Наименование
Топ,

ГОСТ
Раз £д Кал Масса; кг Приме- 

чаниеопор марка м ер изм ед общ.
1 Стойка ф 180-200 мм cocutf-

3*Ъорта 2=8,5м мэ - -
2 Опорная подушка железооешн шт / 28002808
3 * Траверса ф/60 мм сосна

З'сярта д=3.5м мъ т - -
4

1
Накладка ф220мм — д-/м — 8,09 - -

5 Штырь ШУЯ4 шт 2 2,52 ш
6 § Штырь ШУ-24М —it— / /л /.4
7 1 изолятор ш р Шд 14?ьЫВО 3 - — фарфор
8 ,f бандаж приШока щи икебан пая ф4мм м 20 0/ 2
i

sfe
1 ?
! |  
§ 1

Стойка ф 180-200 мм сосна 
3 сорта 4=8,5м м3 - — —

2 Опорная подушка железе-Ретон шт я- 28802880
3 Рельс Р-21 Ш5м 2 - -
4 Траберса ф /SO мм сосна  ̂

Порта. мъ11,872 — —
5 §-|3 Оттяжки с якорем шт 2
6 I I изолятор ШФ Юб S - — Фаррар
7 х Штырь №24Д -и - 4 2,52 10.1
8 — „— ШУ-24М - о - i 1.4 2.8
9 бандаж, прпЬолака ощнкобаниая ф 4мм м го 0.1 2
1 Стойка ф 180- 200 мм сосна

Удврто U 8,5м А/3 — — —
2 Опорная подушка ЖелеюКетон шт 1 2800г м
3 1 Рельс Р-24 Н25» -О- 1 - -
4 1 Траберса ф 160 мм

-ЛаЫЛГ
ЗТсорта М1 № - -

5 Оттяжки с якорем шт. 1 - -
5 изолят ор шФ-т ТШЫ

-S9 — В — - фардюр
7 Qj Штырь ШУ-2Ц -ТГ- 4 252 18.1
8 | — /,— ШУ-24/п -Й-- 2 1.4 2.8
9 бандаж, лробткалцитбанная ф4мм М 20 8.1 2

П р и м е ч а н и е
Зскиъы .опар разработаны институтом

„  Ц ент рогипрош ахт  "

Р Т М
12.25.006-01

ПрирйЖЕние 4 Зокизь/ дереЬян- 
t/ых опар на ж/'б о с н о б п н и я х  
для передвижных ВР В- fQ кВ

Л и с т
УЗО



С  п е и . и  ф  и  н а ц и я  м д т е р и а л о бп д  w

л з )

г п

4 6 0 0

Д ,

С х е м а  р а с ч е т н ы х  н а г р у з о к  н а  о п о р у  

П р о б о й  А - 9 5 ,  т р о с  С ' Т О __________ .

а г-\е= «о
5  В  
3  §

5 <
И 2.
g  *  
i  °

ХАРАКТЕРИСГЛиКД

с х Е м ы

С х е м а

загруж ения

НОРМАЛЬНЫЙ режим 852

X г,-и г с й а  и т р о с S5 2 (г?о ь5 г
=г н е к р ы т ы 1 1
о Vi г о л о л е д о м J  . 2̂5 0

“3  ^ а  а  х  <  
Д О  с  ^  
d oo  
£

с= -5 ° С , 

V : Q ,
С = 2Q мм *гзз

а  о  х  а. Нормальный ремам 7е

о  cj 
си

П р о Ы а  и т р о с  
с в о б о д н ы  о т

, - JC

2  о
°  3 'гС 1
°  -с

!^i_2

Г голо к е й а
t

*17

55 I

!~ |г * •

В е д о м о с т ь  м е т и з о в

2
г

■ ©-

С
< *

I t

к о а м ч е с г &о ,
ш т

м а с с а ,
к г

~пПГГ~
К А Ц

И г л и с т а

« V чХ>

Г 7
М 1 В 4 5 0 4

3 -
< ,а

0 2 -
болты
Г 0 С Г 7 7 М -

70
Га й к и  

ГОСТ 59)5- 
70

М 1 В 2 5 0 2 4 2

и т о г о 2 2 о, г -
В с е г о ,  кг г ч

fJ2 nos 
и л и

МАСКИ
Н а и м е н о в а н и е Кол-во МАТЕР

М а с с а  , кг Примечания
Един Общий

4 Ст о й к а  d ; 2 0 0 ,  -6=8000 1 Со с н а 0 33 0 3 3 О б ъ е м  в м 3

- Л : < Б р е в н о  c L M B O ;  B - 4 M Q 1 И а ,о б 0 . 0 5 --------в --------

-  <S= Ю - В С т  3 8 . 8 8,8 Г О С Т  8 2 * 7 0
Т р у б а  г л з о в л я  ф'чО 1 И о . г 0 , 2 Г О С Т  3 2 6 2  -62

-  5  -- но - - 3.1 6 . 2 Г О С Т  8 2 ^ 7 0

__т < и о  
.  ф ш  

• Ф 1 6
T P Y 6 A  Ф 2 7 3 * 7  ____ ,
б е т о н  м - дг о о "

—

ДРИГХТ " 
КЛАССА»-]
В С т  3 

П С Б

5 7 . 7
1 . 7  

4 . 3
5 3 . 0  

J .  28_

5 7  7  
1 . 7  

4 . 3  
S 3 . 0  
1 2 8

Г 0 С Т 2 5 9 О  - 7

Г О С Т  S 7 3 2 - 7 0  
I 6 8 E M  В M *  ]

-

г б о л т  С КВ г о л  М 4 8 * 4 5 0 1 В С т З 1 .0 1 .0
3 Т о  ж е ,  *  М 18 * 2 5 0 г 0.6 1 . 8

Г_

ч Г а й к а  м  18 5 - 0 . Q 7 0 . 2 ГОСТ 5 3 1 5 - 7 0 *
5 Ш а й б а  - s o m ,  i=8Q б -  и — а. 28 1 . 7 .

6 Крюк к В - 2 2 .  1 - 1 , 7 1 , 7 З а в о В ы  Г З М

7 Ш т ы р ь  Ш У  - 2 4 - М 1 1 , 4 1 , 4 — - II - - - -

8 Ш т ы р ь  Ш У - 2 Ч - Д 2 -  - 2 . 5 2 5 , 0 <1

. 9 И з о л я т о р  ш ф - Ю в 3 ф а р ф Г О С Т  14885 -S3
10 Г л у х а р ь  ф 1 2 .  420 3 ' ВСтЗ О Н а. зз ГОСТ 4 1 4 7 3 - 6 5

.

У к а з а н и я  по П Р И М Е Н Е Н И Ю
~—

Н а п р я ж е н и е  в Б - 10  к В

ТО Л Ш .И И А  

с т е н к и  
гелоледл. мм

Н А и м е н о В А н и е

п о к а за т е л ем А-25 А-55 А -50 А-70 А-95
5 М а к с и м а л ь н о е

10
н а п р я ж е н и е  

в проводе, 
к Г /м м г

7.6 6.1 5,1 5,1 4,515
2 0 ‘

5
Га б а р и т н ы й

п р о л е т ,

50 50 50 50 50
10 50 50 50 50 50
15 м 45 45 45 50 SO

20 35 35 35 40 45

Р А  с X о б  М А Т Е Р И А Л О В  Н А  О П О Р У

Н А и м е -н

Э Л - (П А Z 6<- я  о  53 X

<Г 

X  *
° ъЕ. с»
ш  ^

О
со j«V СО
о- г  о* *■
«=1

<  <Г 1_ 
*  * а  < *

• ф ю

М е m  q  л  л 

В  C m  Ь  ' П С  5 ,  к г . 1 з

* л Гe » J

d. . о  «  
~ а Е

ч ’э Э

S & ;
B w 3

А  В

15
Э э•duo •Ф(6

>vs А
аэт1<7

Тргвл
(ПД1С -(7:10 ■ И *12

В с е г о
X I

Опорл ПДЖ 4 - 0 38 - — о .г 15,0 1 7 0 .1 п . г 0,1 3
^ооножиик 

пж - ч 1,28 57 7 1,7 4 ,3 Ш - - - - 116,7

' П р и м е ч а н и е

К о н с т р у к ц и я  опоры з а и м с т б о б а н а  из а л ь б о м а  \
, Типовые к о н с т р у к ц и и  переббижных опор л и н и и  
э л е к т р о п е р е д а ч и  6 - ( 0  кВ  бдя к а р ь е р о б ,  с ё р у я  з  ч о з *:ч /7 а , 

л и с т  12,  Р А з р д б о т а н н о г о  и н с т и т у т о м  .Г и л р о р У б а '
(гор Аенинграб ).

PTM
12 25.00Б В1

П р и л о ж е н и е  4  П р о м е ж у  г п о ч н а я Л и с таеребянндя о п о р а  н а  ж / б п о й н о ж н и к е
д л я  п е р е й & и ж н ы х  В Л  5 - 1 0  к В

13 1



о
т

3 , 4  I 5 ч
м  ю С п е ц и ф и к а ц и я  м а т е р и а л о вУ Д Ж

Расположение, о т т я ж к и  для 
анкеоной и концебой опоры

I
О

i ,

J

шЛ .
S II

Р а с п о л о ж е н и е  о т т я ж е к  д л я  
у г л о в о й  опоры

Схема расчетных нагрузок на опору 
Пробод А-95 ,  трос С 70

5 e f

1 ^ 1

а -  а
S 2
а £3

Характеристика
схемы

Схема загружения
Угловая опоро Концевая опоро

• о ' б '
1  S i  
g a

§

!Сзгез 
S  fc AJ 5

1 1  

■ « и
2  Ео Г  и

' Ы  g
1 - ,  =С

й

Нормальныйрежим
Провода и трос 

покрыты гололедом 
tx ' 5 ° С ,  \М5*/ик

С = 20 мм

540
— —  540

1 ю « й

Л
3 2  ^  

л  — *“

3 2 _  

| ) 3 i .  32.

 ̂Э50 U

105,4

1 г о э

Ч
;

W \
36.5iS$

Ш

Нормальный режим 
Прооооо и 

трос свободны 
от гололеда 
t x-40°C ,

с - о ,
V  0,

37±_ ж
5 2 ®

$
л

Г ' Ф

is У
j Ь
IS,7 

507

1згр

64

t

6,4

в е д о м о с т ь  м ет и зов

*
sr

e - '

Я*
4 - S

Количество,
turn

масса, кг . Гост
или

№ листа/ мл/ / ✓ 7
M24
M18

130 г
i

4
3

- 1,3 0,5
__

Болты
ГОСТ

7 7 9 5 - 7 0"
Гайки
ГОСТ

59 IS 7 0 *

450 - to 0.2Mid 250 2
—

12

_  ___

—

34 07итога
Всего, кг 4 1

/
Указания по применению

Напряжение вл S- 10 кВ
Толщина стенки„ гололеда, мм

Наименованиепоказателей А85 Л - 3 5 А 50 А-70 А-95

5 Напряжение 
б прободе.10

7,6 6J 5.1 4,515 кг! мм* 5.1
30
5 Габаритный 50 50 50 50 50
Ю 50 50 50 50 50
15 пролет, ч 45 45 45 50 50
20 м ' 35 • 35 35 40 4S

паз Масса, кг
или

маяки Н оименобание Нол во ПримечайМотср[дииицыОбщий

1 Стойко d- 200, 1-8100 1 Сосна а 34 0.54 Объем 6MS
Д-4 Бревна d -  180. 1 = 1800 1 Сосна С. 05 005 - » —

• Ф 10 -
Лрмат кл А 1 288 288 ГОСТ 2590 71

— . •ФЮ - Гс т 3 ACS 1.5 1.5 ----  >1
?  Е  
£  3 • ф 18 - — п — 43 43 -----» ------

С ;  ^ Труба Ф219*в / 362 36.2 ГОСТ8732 70
Бетон М „ 200" - Мрз/00 0,58 D.58 Объем вм5

М-10 - 6= 10 - 6 Cm3 85 85 ГОСТ 82-70
(1шт) Труба газовая Ф40. t=45 1 -— JU — 0.4 0.4 ГОСТ3262-62
Ь‘ё(гшт) — 8* ю 1 *- >г--- 3,1 6.2 ГОСТ 82-70
t -5*8 - — 3,7 7.4 ----  п -----

*  | Болт М 24 х 130 2 — ОБ 1,8 ГОСТ 7798-70’
Гайко М24 4 — и'— 0.11 0.5 Г0СТ5915-70"

г Болт с  кв гол м 1В *450 1 — *> — 1.0 1.0
3 —  „  ---------  ,  М 18*250 2 — /1 — 0.6 1.2
4 Гайка М18 3 -—и — 0,07 0.2 ГОСТ 5915 7 0 *

5 Шайба квадратная-80*в, 1=80 6 — н — 0,2В 17
6 Крюк кв- 2 2 1 1,7 1.7 Заводы ГЭМ'а
7 ШтЫРЬ ШУ-24М 2 -  , - 1,4 28 ---  W ----

8 ШтЫРЬ ШУ - 24 Д 4 и 2 52 10 1 —- и —

9 изолятор ШФ 1 0  8 6 ФОРФ - - Г0СТ14885-Б9
Ю Глухарь ‘Р (2, 1 1 2 0 3 8 Cm3 J J 1 . 03 ГОСТ Н473-65*

Р а с х о д  материалов н а  опору

Наишен а *
v a c a *

аГ
к О м

Шкг
ЗакЛчасти, кг в

Металл Ст 3 ПС 5 кг f  8 S  §  
5  £

й <
Э |

л
g  сиал та ч  §  

§ * 1
S  5
О) •W0 ,ФЮ,<Р1Ь-6-8 -био Теиба80S

ф40
Труба 
219* 6

Пътп
Ф12 Вс

ег
о

i s ?
5 ,  §

Опора
З Д Ж 1 039 — — — 3.1 14.7 04 - 0.3 24,5 н е 6 6 1
~ПШПШ-4 1 « 5 0 28,8 1.5 . 4 3 - - - 362 - 70,8

П р и м е ч а н и о

Конструкция опоры заимствована из альбома 1 
„ Типовые конструкции передвижных опор линий электро

передачи 6-Ю кВ для карьеров, " серия 3 4оз-4(74, лист 
разработанного инститом Гипрорчдо (? Ленинград)

РТМ Приложение 4 У г л о в а я  а н к е р н а я

ю ок ПНР R1 и И0ии>е$ая деревянные опоры на 
Ус с и  U U u ' O i  м/5 п о д н о ж н и к е  д л я  П 8 Л  В Ю  к В

Лист
1 5 2
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m
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/АУ&000 3000'ГЛ0, 0 0
О З З е м з е м - 
Л 4 Н 0 Х / тО я о г  

- M 3

Ш 2000
/ р у н / п

Tife/ydb/d
г р у н т

00040.
t/C*t7Л40. 

г р у н т

w e m .
г р у н т

72e/>d.
tyu w m .

s

000/4. S0
/750 /300 /4S0

0.75 066 636
y c - 40

/ 4 6 /0 8 04804 У0. 35

Спецшрихащ/я

r/P*
003.

//00*ге00б00ш Pot
to

toj*tep,
4/4/

0/0/oe-
PU04

2/060043,/%4УЛ/0-P000O.S0. &4W
/ Разъе0и000?е4б тн- • Готабагпа РЛНД-Ю / 3-0O4/OCH. 45 4s lad&tue
г /7pi/£a0 разъедини-

07044 pyV0OU,0ffl-/0*t / — — —
3 777/xea орибада/сизо- - —

4Upu6. Seu/arS/coOJ 1 болнеату сталь — \

4 /7О&0ОС, p-0 4 6*30*690 — 007 3.88
s /740040 3 6*60*426 3.S7
6 C/004& (6*65/6,5**) / ф/бо+гобO/7C00 — — 70bшш~ am'ycem.
7 брус 4 /O0*82*№~~*t----- —
8 брусоо 0a?разъедим. 3 /60*20*606 — —
9 //3040070P 0/06 -S /3 Wzppwp — —
fO Зе/золхлеаие

' 6/0043 28)404.

Арил/еоамар
1. Зс/шз Уста#о6л£/ 6£004/осиого разъедаии/ба/р лк/зри/хё-
J/CJ/777OY000 0/ 7000 J0U4/C/770060/X OJ „  /7700066/4 000007рУ4Г0иг7 
(3.SO/-7/74) баеоиоЗо/З/ггро- 000004304/4 40000 0б/00д404-иря/- 
00 яи/гргрсериоег 6/042 ”j/7-7t 0?04f/~, 006. V-* 04$// 40C/0 /2 7 , 
р а зр а б б /я & и  00<?070/ггу/0а4г„ /^ ^ 0 /77^00000200406033 "

70040/0046 AT0 0 0 р 0  d o j 0/ 000/ 00/ fA ’0  ;  0 0 0 4 X 0 0 0 / 0 0 4 3  - Л* 0 0 4 0 0  

C Jp/б  Р р0007абРО 0.

пт у  Приложение4/. Т/рамежу/пан/хая о/гз
Г  « о л  П I Р а  С 4001900Ы ЛГ / ?а эьед00007& 4& 4

12 25 00б"о1 тна/Мнд-Ю. 77du/uct бабитеуириАадОА
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l
i Г

i

оТьём земля-,
ныл робот,

сЭаО , <Ю^

с  =>3  ас 
1— =>

Л 36И Н А  3 А КО а к и 7 М М

Мягким
грант

Гаер^ь и 
грант

камеи и
СКАЛЬНЫЙ
грант

м3
МЯГКИЙ
грант

Тбеобыи
грант

х«=> -iv> •< а
г ?

НОРМ 50
5G 40 9500 т о i600 1300 8,7 7,9

ас. нс 35

С л е ц  и

"Ш

Ф Iи к  а а  и Я

на
поз Н а и м е н о в а н и е

Кол- Размер, М а т е  'Масса, кг П р а ш
Ва мм риал Е4. Всего1 ч а н Д

1 Разъединитель т и п а fo m o f l
РЛНА-Ю 1 З^лолюсн 45 45 изделщ

2 Привод разъедините-

3 '
ля ручной , ПРН-10м 
Т я га  привода f с изоли

J _ ■ -  . — — ?чН

ро&анной ^ ста в ко й  > По месгу Сталь —
Лл а н к а 3 6*60*6800 - (.924 £77

5 С т о л б  (£=9,?/Z5rt) _ 2  >Ф т-гм Со:-а - — 1!р0лйтщВ(шгписптя
6 Ри г  г  л ь 2 (гооМоа) - ' - — — ягтИпеопш, щ
7 Л е ж е н ь 2 ^фгас*ш — и АЯ
А К о н с о л ь 2 Й о*2ю а —  И — - — ОрОпиТЖ
3 Т р а в е р с а 2 с с ш  х* 2500 — 1| — - - WW*
№ б р у с 2 --II — — —
11 брусок пой раэъедин 2 Т ’воГ — - 4 8
<2 изолятор ШФЮ- Г 9 Фарфор или Ш  

ШСЮ- в®
13 изолятор ЛФ6-В ~ ~  ~
(4- З а зе м л е ни е 1 - -  — -  -

~ Т

комплещ

f l  Р  U  М  Е Ч  А  Н И  Я

1 Эскиз у с т а н о в к и  3- полюсного р а з ъ е д и н и т е л я  на А-образ
ной опоре з а и м с т 6 о 5 а ь  из „ Т и п о в ы х  конструкции (з 501 -7/74) 
в ы с о к о в о л д а о - с и г н а л ь н ы х  л и н и й  Автоблокировки ш р я - 
и е н и е м  б - Ю к В '' з п - 7 л о м 1 ,  и н в  tf34S/i, л и с т  1 - 29, 
р а з р а б о т а н  и н с т и т у т о м  „ ГипротранссигидлсВязь" (г ЛенинграЗ)

г Дробные размеры в т а б л и ц е * и  спецификации относятся. |? 
ч и с л и т е л ь -  к опоре без пристооки, зндменАтель-
к опаое с ж i6 п р и с т а в к о й

1 Р Т М jJ ) и/
L АНП

П г  2 5 0 0 0  31 3ЛпД I
\  ̂  ̂  ̂V

А ”  о б о а зн Ая_~оТтрсГ 
ij 1 т е  кем т и п а  
j -пецификацип

лист
(3 4

og-
'g 

dW
»s.

*s



П Р И Л О Ж Е Н И Е  5

для
Со е д и н и т е л ь н ы е  м и ф т ы  

г и б к и х  к а б е л е й  6-10 к В

Р Т М
12 25.006 -81

Пр и л о ж е н и е  5 Соединительные мафты для 
гибких кабелей 6-10 кГ___

Л и с т
135



С 0 Щ Щ Т ^ ™ Е - _ М У Ф т а _ ^ 1Я _ ^ О 1™ Х ^ _ М Б М Е Й  
6-10 к В

В  н а с т о я щ е е  в р е м я  п р и  э к с п л у а т а ц и и  с и с т е м  э л е к т р о с н а б ж е н и я  

у г о л ь н ы х  р а з р е з о в  п р и м е н я ю т с я  с о е д и н и т е л ь н ы е  м у ф т ы  д л я  н а р а щ и в а 

н и я  г и б к и х  к а б е л е й  н а п р я ж е н и е м  6 к В .  И з г о т а в л и в а е м ы е  н а  р а з р е з а х  

п о  и н д и в и д у а л ь н ы м  ч е р т е ж а м  э т и  с о е д и н и т е л ь н ы е  м у ф т ы  и м е ю т  р я д  с у 

щ е с т в е н н ы х  н е д о с т а т к о в :  н и з к и й  у р о в е н ь  н а д е ж н о с т и , б о л ь ш и е  з а т р а 

т ы  в р е м е н и  н а  п р и с о е д и н е н и е  к а б е л я , г р о м о з д к а я  к о н с т р у к ц и я  и  д р .

В  с х е м а х  э л е к т р о с н а б ж е н и я , п р и в е д е н н ы х  в  н а с т о я щ е м  Р Т М , р е к о 

м е н д у е т с я  п р и м е н е н и е  р а з р а б о т а н н ы х  Н И К И  г . Т о м с к  с о е д и н и т е л е й  э л е к 

т р и ч е с к и х  ( ш т е п с е л ь н ы х  р а з ъ е м о в  ) т и п а  Р Ш  6x300 н а  н а п р я ж е н и е  

б  к В  и  н о м и н а л ь н ы й  т о к  300 А .  О б щ и й  в и д  и  т е х н и ч е с к а я  х а р а к т е 

р и с т и к а  Р Ш  6x300 п р и в е д е н ы  н а  л и с т е  137-
В  н а с т о я щ е е  в р е м я  о п ы т н а я  п а р т и я  у к а з а н н ы х  с о е д и н и т е л е й  п р о х о 

д и т  э к с п л у а т а ц и о н н ы е  и с п ы т а н и я  н а  р а з р е з е  " Н е р ю н г р и н с к и й "  П О  " Я к у т 

у г о л ь  ".

Д о  о с в о е н и я  с е р и й н о г о  п р о и з в о д с т в а  с о е д и н и т е л е й  Ш 6x300 в о з 

м о ж н о  п р и м е н е н и е  с о е д и н и т е л ь н ы х  м у ф т  т и п а  CMI и л и  С М2 , р а з р а б о т а н 

н ы х  Н И И 0 Г Р  г . Ч е л я б и н с к .  О б щ и е  в и д ы  и  т е х н и ч е с к а я  х а р а к т е р и с т и к а  

у к а з а н н ы х  м у ф т  п р и в е д е н ы  н а  л и с т а х  138,139.
В  с х е м а х  э л е к т р о с н а б ж е н и я , п р е д с т а в л е н н ы х  в  н а с т о я щ е м  Р Т М , н а 

р я д у  с о  ш т е п с е л ь н ы м и  р а з ъ е м а м и  Р Ш  6x300 п р и м е н е н ы  т а к ж е  и  ш т е п 

с е л ь н ы е  р а з ъ е м ы  с  т р е м я  в ы в о д а м и  С т р о й н и к о в ы е  ), к о т о р ы е  п о д л е 

ж а т  р а з р а б о т к е  в  д а л ь н е й ш е м .

Р Т М П Р И Л О Ж Е Н И Е  б .  С о е д и н и -
12.25.006-81 т э л ь н ы е  м у ф т ы  6-10 к В

Лисг
1 5 6



--  '‘W W I * * V' V O ' C U  / • 4/J  f  * c  %J п и  п ц р н н у п с п и ь

б кВ и ток 300Л для экскаботоро зкг 20 Допускается применение РШ6‘300 
для кобеля кшвг с сечением оснобных шил до 70ммг при выполнении 
дополнительных указании инструкции по зкеплуотоиии 
Номинальный ток цепи у проблем и я - >зя 
Номинальное напряжение цепи упрабления - нООв 
Устройстбо Соединитель состоит из билки ( ')  розетки (2), са
лазок (3 )  Розетка крепится на салазках с помощью Фланца сала
зок ( 5 )  и Фланца розетки (6 )  В Разомкнутом состоянии розетка 
закрыбоется крышкой розетки ( 9 ) ,  о балка к р ы ш  кои билли (8) ,  кото

том между собой состоянии и располагаться, как показано но чер
теже Для сочленения соединителя билка ( I ) укладыбается но под- 
стабку (1 2 ) салазок (3 ) ,  пои помощи небольших качаний блебоибпяа- 
бо достигается собмещение шпоночного соединения, бил ко бручнию 
нодбигается но Розетку до у п о р о  Ь затбор- гайку (4 ), б ращен и ем зот 
бор-гайки с помощью съемной рукоятки (7 ) билка притягибоется 
к розетке до сбоего рабочего положения Размыкание соединителя 
произбодится бяощением зотбар-гоики с помощью съемной Рукоят- 

Окончательное отсоединение бил ни от розетки осищестбляет -пи
ся

п

бручнчю за ручки билки ( Н)

Примечания

' общий бид соединителя электрического Рш в *зоо 
и его техническая характеристика заимстбобаны 
из инструкции по эксплуатации РШ 6*300, соотобле- 
нои ники г Томск

! Соединитель предназначен для эксплуатации б челобиях м 
с температурой окружающей среды от-водонос и относитель
ной блошности боздухо не менее 987, Возможность эксплуата
ции соединителя бислабиях, отличных от указанных, и мероприя
тия, которые должны быполняться при их экплуотации б этих у с- 
лобиях должны согласоваться с разработчиками

рые с помощью тросикоб (10) прикреплены соотбетстбенно к розетке РТМ Приложение 5 Соединитель ■Лист
13712 25 006-81 электрический рш в*зоо 

Общий бид
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т о

/77ex/fw ecK ctj?  xa /m xr77e/7/zc /? 7t/sa

i М а д //а о е //с е .- fy e d t/J S tt/c s x ’C j/c j?  л/У£?/р7С /с у /? а  < ? / ¥ / d c 9  
cr/sC aseyz/j?  у /ср е зсо З  гогЗгг/х £^/scsc£sy£z7,w & x ууууу£ усуу/ руу/х  y s d & rs d  лга/гл'хШ ЗГ 
ш  УЗОУбУб/х я а з /з е з у х  £  a d a /p /id /z o z s  с у у у у у х  у  s p y  у у /з с е у у у х  s x c x y d y /y y /zy d .

i  Сечемся ^  ad o vex csci/j? xaddsy -  70 ~/£dey.e
з //a p y jy c /r'o /d  /£еулге/уу/7 s a d d z y - d d  -  £ /?  м м
4. /т 'ол/ол'ууб/уое .у а /г а у у у е е м а а  -  /& /г £ .
5. //о А гем с уд У д /с  /77<7/c -  C S & /7
6. & гС /77/70г/С /77£г?: С сеЗ о ухс /г /А У б м о у /к у р /м а  с х ъ у у у у о г  е з  су^У хл У зуах s s a s ify x /x  v ie w e d :

л'орлуса ( /) , лро /бсус/ ( гх  /77/?ех /азсу/у /хху/ хуЗ £JJ, ЗусРагС  х с л /у /с о З  { d j e  d sxvyssd  зуууум г<r

/7риме ч а с а х :

1 J/астаяи/ий чертеж схамеу^ум с чертеж'a  
НИИ orP (>. t/Msdsycx) CM t. 00. ООО. СБ.

2 Зазелгуехае лгур/пы  оуубуеслт Злхе/ясх см еусоудх^м / 
ЗУзеМУЯ/УгуСМ З&Х/ГГУЛГ (SI /РУеУУУУЖ'еЛ'Уд/М £yy/y;yy 
А/Уф/7Г<>/. '

3 М у^ /rra  шг<7/77<?£уу£уе/7?су м у хгез/сух, £ jv?ars?7/sy- 
л /ехУ У У Геехех мус/7?е/7<?/гг/х, с  У б '/7 уур уу£ ууг/ем  yq y/zyea  

с /S/?3/yzsy у £ /уулхгх7Уууулгуз& (Xeatypxyeo £з/ху /ухуур,сгуу 
гуУУЯ ftPOSO'COX, У/У£УУ<уес£гхуузу е£у£ y/zyy ууууу’У # /

ртм
1 2 2 5  006' 81 ■■'<у м  Саг/

Лист
156



P85Q
/Р е х ш г е с ж /?  ж т л'/т гт &ас/л'&'л-гг

{. M G 3//&  УЗт/б/в: &ed6S/sc//7?ys?6/r'<?j? л/у у̂/ у у  /у у у у  <7¥3
/Г/7£,3*£&Л'<7¥<?Л'& <&Ы? ЗУУ#<ХУУ//У/7 УУТ^УУУУУ^
аадхглг & /7Ух у <&/?6у 7//6//( у у у х у З у у у у /у /у х х  y y z& y y y  

м ар/ги A d/S/* //у  у з у # а# у/х  / щ у у з о у  3  y /fy ^ y /y x^ /x

СЯУУОМХ &  ////У  Я£$0*3&МЙГ У/Ш'УЗ'УУ/УУ/УУ<£
2. £е?е//У<? /7У<?7¥УХ з#г&ы /г&Дягл>- 7 0 + /< ? & **/.*
J  //<7/?yjyC#0/7/ <sfe&7*d>/7!>P ТГОТЯ?#/?- JSrd d M A /.
4. //0 л*у////2 у76/¥<2<? //а /р ’ууууусе/ууе ~ /<?л&.
5. А Ь /н////0Я 0#& /<с/ я я а г -£ $ & # .
$  /77e*f/?<?/?&/77S'/& &  алру^грн р& уега & л & ж г- +3/7°7 
7. Ус/77/?0С/С77?Зо £0edu#w 7& ?6//yj? ли&р/тг Зусхгус/ у г  уу

су&Аулрг^т/х yy#yJ//6 /x у у с /у у у - у у у у у у у  ( /Jt <$y&s&*ry (3 ), 

/т рех &/ja/7j?/7?<s>/?6>£ (3 ) , Зууул/у  х у у /у / у у ^  C 4J у  Зз/я&у у у  
xp yyyjpcd .
d  ХУ/УУУУУ ф у <Зу у */уу г/?&у6/ d fy  у у х т у у Зу у  у у у у у ЗЗу Зу  

X ffT/T/yS 3£/£/гу &У Л'У'З'у/гт?. /£/7/? J4rf% s>w ry//<sj7 у у З у у у г  
S  /?0'77?/7У<Яксг'Х d  #</X /7/7У6?УУ,*УУ7У/УУУ'<>/ ХУУ/УТ'УО/

/fqp/гус J<?A'/?6/3y'<?s7?i?J? /r/>6/u/yy</, //у уу/р/у̂ уу уху
уууу/у<>/ S7p d £yys??y/?ye& /ye4'c/y л 'у 'у ,/яусасг.

/3/7У/У/ХУ <7/770/г<7р£//7ГУУ? /УУ ХУ/7//УУУ /7/?У /ХУУГУауУ  

зам га, ХУ/770/7677/ ЗУХ/Рб/ЗУУУРУУ У/7У4'О'0У7бУа/Л7 /КУ70УУЛГ

Д р с м е у д у щ .-

I  //бГ£?77Г<7Яг4'йГс/ ¥<?///?7ел*с агу//о'/?у<% г/у у  уу/У/г/Усу^у
/УММ&ГД (г. ¥&7/7/?С///С/г) £>*. £./?<?. <?/?/? <?S.

2, JffjeA i0?6W </e л/у#7/77й/ уеуйуе7/7?&гяуг7?ея уу& ^а/у/гб  - 
#6/7* 3&0УЛМЬ0/07ф</ЛГ Зяутт/ ул/, /РУУХ/УУ/У^уУУЛ'Уб/М 
Зму/7?/%/ лп/ф /776/.

3. А7У<р>777У' А7Л/3 Ш З У /У У У .'/у ЗУ'УУТ'УУ # У  Tt/УУАУУХ, УУУГ- 
У7/7УЛ/УХУУУХУУУУХ А/УУ/УУ/РУХУХ /7У З /рузуЗ

Р Т М
12.25.006-81

/7/?У/?У#СУ//С/6> S  &?У/?0'У<У/77У/7б ~
х а я  /пуфтаг d # #  <?</<?#</* у у /Зу -
S7CY/ /77С//70Г <777/3

л и ст
139



ПРИЛОЖЕНИЕ 6

Ср е д с т в а  м е х а н и з а ц и и  р а б о т  по
П Е Р Е Д В И Ж К Е  ВОЗДУШНЫХ И КАБЕЛЬНЫХ JMH

Р Т М П р и л о ж е н и е  Б .  
Ср е д с т в а  м е х а н и з а ц и и  р а б о т

12.25.006-81 па  п е р е д в и ж к е  В Л  и  к л

Лист
т



С Р Е Д С Т ВА МЕХАНИЗАЦИИ РА Б О Т ПО ПЕРЕДВИЖ КЕ В ОЗДУШНЫХ 
И КАБЕЛ ЬН ЫХ ЛИНИЙ ЭЛ ЕКТРО П ЕРЕД А ЧИ

П ри  п р о е к т и р о в а н и и  и э к с п л у а т а ц и и  с и с т е м  э л е к т р о с н а б ж е н и я  
у го л ь н ы х  р а з р е з о в  д Ь л ж н а  п р е д у с м а т р и в а т ь с я  м е х а н и з а ц и я  р а б о т  п о  
н а и б о л е е  тр у д о е м к и м  п р о ц е с с а м : перем ещ ению  э к с к а в а т о р н ы х  к а б е л е й  
и б ц о р " п е р ед в и ж н ы х во зд угш ьсс Л Э П , д е м о н та ж у  и  с т р о и т е л ь с т в у  с т а ц и 
о н а р ы ^  'во зд уш н ы х Л ЭП  п р и  п о д в и га н и и  го р н ы х  р а б о т  и т . д .

В  н а с т о я щ е е  вр е м я  в  п р о е к т а х  и 'п р и  э к с п л у а т а ц и и  с и с т е м  э л е к т 
р о сн а б ж е н и я  у г о л ь н ы х  р а з р е з о в  д л я  п е р е н о с к и ,д е м о н т а ж а  и м о н та ж а  
п е р ед в и ж н ы х ВЛ 6 - 1 0  к В  п р е д у с м а т р и в а е т с я  сам о хо д н ы й  а г р е г а т  М П О -1 , 
м он тир уем ы й н а  т р а к т о р е  Т - 1 0 0 .  А г р е г а т  М ПО-1 и м е е т следую щ ие т е х 
н и ч е с к и е  д а н н ы е :

-  д и а м е т р  п е р е н о си м о й  о пор ы  -  2 0 0 + 3 Q P  мм;
-  м акси м ал ь н ы й  Н е с  о пор ы  -  1 5 0 0  к г ;
-  к о л и ч е с т в о  п е р е в о зи м ы х  о п о р  н а  р а с с т о я н и е  2 0 0 - 4 0 0  м я  3 5  ш т / ч .  

, В-1 9 7 8  г .  НИ И О ГР г . Ч е л я б и н с к  р а з р а б о т а н  а г р е г а т  д л я  п е р е н о с к и  
о п о р  т и р а  А П О ,н е с к о л ь к о  э к з е м п л я р о в  к о т о р о г о  э к с п л у а т и р у е т с я  н а  р а з  
р е з а х  ПО' " К р а с н о я р с к у г о л ь " .  Общий ви д  и  т е х н и ч е с к а я  х а р а к т е р и с т и к а  
АЛО, п р и в е д е н ы  н а  . л и с т е . ’ 143-

З н э ч и т е л ь н ы й  о бъ е м  в  п р о ц е с с е  э к с п л у а т а ц и и  с и с т е м  э л е к т р о с н а б ж е -  
н и я ^ р а з р е з о в  за й и м а ю т р а б о т ы ,с в я з а н н ы е  с . у с т а н о в к о й '  с т а ц и о н а р н ы х  
о п о р  ВД 6 - 3 5  к В .  Д л я  р ы т ь я  к о т л о в а н о в  п о д  о пор ы  и и х  у с т а н о в к и  п р и 
м е н я е т с я  б у р и л ь н о -к р а н о в а я  м аш ина Б М -2 0 2  н а  б а з е  а в то м о б и л я  Г А З - 6 6 . 
Машина п р е д н а з н а ч е н а  д л я  у с т а н о в к и  о п о р  во зд уш н ы х ЛЭП  н а п р я ж е н и ем  
д о  3 5  к В  и  и м е е т след ую щ ие т е х н и ч е с к и е  д а н н ы е :

-  д и а м е т р  б у р о в / -  3 0 0  , 5 0 0  мм;
-  г л у б и н а  б у р е н и я  -  2 0 0 0  мм;

-  д л и н а  у с т а н а в л и в а е м о й  о п о р ы  -  д о  1 0  м ;
-  г р у з о п о д ъ е м н о с т ь  л е б е д к и  -  1 2 0 0  к г ;  *

-  в р е м я  у с т а н о в к и  о п о р ы  -  1 у 5 - 2  м и н ;
-  вр ем я  б у р е н и я  к о т л о в а н а , н а  г л у б и н у  2  м в  г р у н т а х  П 1 - 1 У  к а т е 

г о р и и  -  1 , 5 - 2 , 5  м ин .
В.п р о е к т е  р а з р е з а  " Н е р ю н гр и н с к и й " ПО " Я к у т у г о л ь "  д л я  б у р е н и я  к о т л о  

л о в а н о в  по д  о п о р ы  п р е д у с м о т р е н а  б у р о в а я  м аш ина м ар ки  Б Т С -2 А  н а  б а з е  
т р а к т о р а  Т - 1 0 0  М. Машина с л у ж и т  д л я  б у р е н и я  с к в а ж и н  и  к о т л о в а н о в  в  
м е р зл ы х г р у н т а х  и с к а л ь н ы х  п о р о д а х .

В  н а с т о я щ е е  в р ем я  н а  у г о л ь н ы х  р а з р е з а х  о п е р а ц и и  по  п е р е н о с к е  э к с 
к а в а т о р н ы х  к а б е л е й  в  б о л ь ш и н с т в е  с л у ч а е в  н е  м е х а н и зи р о в а н ы  и т р е б у ю т  
з н а ч и т е л ь н о г о  к о л и ч е с т в а  р у ч н о г о  т р у д а .  К а б е л ь  п е р е м е щ а е тс я  в о л о к о м  
п о  п о ч в е ,ч т о  п р и в о д и т  к  по вреж д ен и ю  ш л а н г о в о й  о б о л о ч к и ,к  ум еньш ению  
е г о  с р о к а  сл у ж б ы . С р е д н я я  ф а к т и ч е с к а я  в е л и ч и н а  д о л г о в е ч н о с т и  к а б е л я  
в  н а с т о я щ е е / в р е м я  с о с т а в л я е т  о к о л о  1 5  м е с я ц е в .  Д л я  у в е л и ч е н и я  с р о 
к а  сл уж бы  к а б е л е й  и  о б л е г ч е н и я  у с л о в и й  т р у д а  по  и х  п е р е н о с к е  ц е л е 
с о о б р а з н о  п р и м е н я ть  с п е ц и а л ь н ы е ' п р и с п о с о б л е н и я  и к а б е л ь н ы е  б а р а б а н ы .

В  с х е м а х  э л е к т р о с н а б ж е н и я ,п р и в е д е н н ы х  в н а сто я щ е м  РТМ , д л я  м е х а 
н и з а ц и и  р а б о т  п о  у к л а д к е  и п е р е н о с к е  г и б к и х  к а б е л е й  мощных э к с к а в а 
т о р о в  т и п а  Э Ш - 2 5 .1 0 0 ,  Э Б Г - 3 5 . 6 5 ,  Э Ш - 4 0 .8 5 ,  Э Ш - 8 0 .1 0 0 ,  Э Н П Р Д -5 0 0 0  и 
т . п .  п р е д у с м о т р е н о  п р и м е н е н и е  са м о х о д н ы х  к а б е л ь н ы х  п е р е д в и ж ч и к о в  
т и п а  С К П -1 2 0 0 / 1 5 0  ( С К П -5 5 0 / 1 5 0  ) ,  а  т а к ж е  к о н с о л ь н ы х  к а б е л ь н ы х  к р а 
н о в  ( к р а н - у к о с и н  ) .  Общий вид  и с х е м а  р а б о т ы  С К П -1 2 0 0 / 1 5 0  п р и в е д е -  
ны н а  л и с т а х  и Й 5  . Общий ви д  и т е х н и ч е с к а я  х а р а к т е р и с т и 
к а  к р а н -у к о с и н ы  п р и в е д е н ы  н а  л и с т е

Р Т М 1 м р т к _ ь . г.г(,г т , я  - Л и с т
12.25.006-81 м е х а н и з а ц и и  р а б о т 141



Н а р я д у  с  у к а з а н н ы м и  с р е д с т в а м и  м е х а н и з а ц и и  р а б о т  в  к а б е л ь н ы х  

с е т я х  н е о б х о д и м а  р а з р а б о т к а  м а н е в р е н н ы х  к а б е л ь н ы х  п е р е д в и ж ч и к о в  

( к а б е л е т р а н с л о р т е р о в  ) д л я  п е р е н о с к и  к а б е л ь н ы х  л и н и й  п р и  с о о р у ж е 

н и и  к а б е л ь н ы х  с е т е й , у б о р к и  и  р а с к л а д к и  к а б е л е й  п р и  б у р о в з р ы в н ы х  

р а б о т а х , д о с т а в к и  к а б е л я  н а  р а з р е з * и  в ы в о з  е г о  и з  р а з р е з а  н а  р е 

м о н т .

К о н с т р у к т о р с к о - т е х н о л о г и ч е с к и м  б ю р о  П О  " К е м е р о в о у г о л ь "  р а з р а 

б о т а н а  т е х н и ч е с к а я  д о к у м е н т а ц и я  к а б е л ь н о г о  б а р а б а н а  н а  б а з е  т р а к 

т о р а  Т-100 М , к о т о р ы й  м о ж е т  б ы т ь  п р и м е н е н  в  к а ч е с т в е  к а б е л е т р а н с -  

п о р т е р а .  Т е х н и ч е с к а я  х а р а к т е р и с т и к а  и  о б щ и й  в и д  у к а з а н н о г о  к а б е л ь 

н о г о  б а р а б а н а  п р и в е д е н ы  н а  л и с т е  ik l .

Р Т М
12.25.006-81
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механизации работ
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Агрегат для переноски опор ВПО

Т е х н и ч в о ш  х а р а к т е р и с т и к а

1 Назначение АП О предназначен д л я  перем ещ ения опер передбижной контакт
ной сет у разрезай, монтажа и демонтажа контактного пробода, а также мажет 
быть испомьзобан для переноски дервЬянных демрундаментнь/х опор ЛйП} для погрузки 
и разгрузки оснований опор и установки с  помощью подъемника дереЬянных
а пар 8 осна&ания.
2 2руъ о под ъ емкость , Т  -  5 .
3 Высота подъема опоры ,  м м  -  2050
4- Высота подъема монтажной площадки, м -  2 ,9  н 3,7

5, Производительность на переноске опор при шаге переноске. 30м}шт/смени -  60 
В Производительность при монтаже контактного проёода м /смену - /550

7 Габаритные размерь/ , мм -  44-00 0 5 0 0.
8 Масса , т -  17 9 Обслуживающий персонал , чел : механик - 1 , монтажники

контактной сет и , ^ 2  .

У йП Ч р O p  СГГ/В о_ А (7 0  сост оит  и з Пуль  диз ери Д  -4 9 3  А (н и  Р азе т р акт о р а Т- 7О О )(0
U комплекса набесного оборудования. Иобеснае оборудование бкпючавкп б себя'

рабочий орган (2), барабан намот а'нъш (3 ), монтажну/о площ адку (4 ) Рабочий орган 
состоит из рамы (7 ), каретки (5 J г каретки поперечной ( б ) , следящ их рапикаб.

Для поперечного перемещения подхбатоб (10) и монтажной площадки (4 ) имеется ципшдр 
поперечного перемещения (11). Д л я  удержания опоры при транспортировке служ ит  
захбат  (42).

П рим ечание

Общий Вид А ПО скопиробан с  рис 3 технического описания и инструкции по эксплуатации 
( НПО 00 00 00070), састабленных институтом ИииОГР (  г Челябинск)

РТМ П рилож ение & обгрегат Зля Л ист

12 25 006-81 переноски опор 
Общ ий бид

П РО т
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Схема работы спмохоЗного кабельного перейбиоктика 
с ойнокоииооым зкскабатором

а, Подключение к зкскаба тару 
и к точке, питания — <ь

Т" Щ

6/ Перемещение '6- безопасную зону 
I барабана и. намотка

работы [смотка кабеля со вспомогательного на глабныи барабан/,

В) Сближ е ние  с э к с каватор ам  
(намотка кабеля на в с п о м о га 
тельный и разм отка кабеля 

с главного барабана/

в) Совместное перемещение 
на другую рабочею позицию 
( размотка кабеля с главного 

барабана/

8} Перемещение в безопасную зону работы /смотка кабеля со вспомогательного 
барабана и намотка на главный барабан/

nrt iioo
ТШ Ъ ]

1100
(5 5 0 м ' — - 0

LJ точка перецепки кабеля

Описание работы СКП
а/Самоходный кабельный передо и 0fC4UK (сип! и экскаватор перемещаются 
как от точки подключения питания} ППП|, так и к ней;

6Jйтсп подходит к лпп поисоединяется 'кабеле главного барабана 
S) СКП подходит к экскаватору но минимально-возможное расстояние /при этом разма
тывается кабель о главного барабана, к экскаватору присоединяется вспомогательный кабель, 
г1 СКП отходит в безопасную зону чтобы не мешать заботе экскаватора /и? на/50м), f 
д 6 случае необходимости перехода экскаватора на новое места СКП подходит к шагающей 
машине на минимально - возможное расстояний Пои этом заматывается

Характеристика
I 1 ~ _ " Т Т п и п  переносимого кобеля-его
Iу *> 1 наружный диаметр, w __
п п -  з w м е и о о а н и е

Ф1г ф815
Г\ Ш £

Ф67
■ /

<р37В Ф150
1 Ллина кабеля, м

' 820 550
Л г л а б н ы й  б а р а б а н

эооа/однослойная навивко то 1000 900
5) частичная двухслойная н абибка  

б. В с п о м о га те л ь н ы й  барабан,
1200 /гоо 1200 1200

П о с л о й н а я  навибка, м 150
/ 7 9  ]  27 
* Ш Я

г /Пасса кабеля, т ~ Э  1 /2,5 | 14,5 Т  1
3 /Покоприемное устройство барабанов U =6.3 кВ 3

ил u U * 1 0 k B 3 = 800Л
ч й и зе л ь  э л е к т р и ч е с к и й  агрегат

м о щ н о ст ь 200 кВт
pod то к а ' Ф азны й переменный

5 Ш рансформотор т э м  - /so/6“ и *6000/400 В ; N *160  м в л
8А- или и ы о а о о /Ш б ’ i4=jsok.

6 Э л ектрод в игател и  но екп
барабанные прибода 7,5- г  *« 5 кВ т
прибода хода 45 >2 = 90 кВт _  и т о г о
вспомогательны.* приводов 5,5 кВт /5ч, J5 кВт
отопление и подогрев приводов 40,0 кВт
освещение 4 кВт

7 фемпературо, при ко то р о й  бозмоэкна эксплуатация м а ш и н ы  - * 4 в ° с
fg  [масса СКП- без кабеля , т_____ [ _ 109

вспомогательный кабель и разматывается кабель главного барабана 
Осуществляется совместное перемещение с КП и эксксвотара на 
другую рабочую позицию [ вспомогательный кабель между скп и экска
ватором доложен находиться на весу/,
ej После установки экскаватора Ь новом рабочем положении СКП отходит с~ 
машины на безопасное расстояние /<м/50м/, при этом разматывается ̂  
Вспомогательный кабель и наматывается кабель главного барабана 
Ж/В дальнейшем циклы повторяются до тех пар, пока не будет размена- 
весь кабель главного барабана /550-/200 м б зависимости от
сечения кабеля//

з) После использования всего кабеля главного барабана, вспорюгатглс- 
ный кабель отключается от экскаватора, сматывается весь 
кабель главного барабана /екп подходит к ППП) и кабель отключаете* 
от ППП
и) СКП переходит к новому пункту питания и Весь цикл начинается
сначала. п

П  р и м & ч а н и е
Схема работы самоходного кабельного передвижника составлена на 
основании чертежа N пзоооооо жзтм-огкэс

Р Т М
12.25 006*61

Приложение б Схема работы самоходного кабельного переооижчика скг iaQQMSc с одноковшовым э кс кз роторам__ _______
Л и с т

№
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Щ
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Техническая характеристика

/ Назначение механизация спуска и подъема гибкого 
кабеля зкекаботора ЗШ -80 100 по откосу нетчпе

2 Максимальная бысота устчпа -  20 м
3 Угол откоса уступа 5 месте спуска кобеля -  ч5
4 Берма безопасности - 5 м
5 Диаметр кабеля -  -  Ю0 мм
6 Вес 1 п м  кабеля -  -  г>диН/м
? Максимальная длина спускаемого кабеля -  ~~зом 
з Максимальная грузоподъемность пяан-икпсинэ -60D даН 
9 П я и б о д  чеябячныи - m j n  п ч - i ,  злектяодби гитель 

BA Q -32-ч ,  мощность З к б т , напряжение. 380В 
1и Число оборотоб балабана 5  минуту - (8 2  об/мин 
и Скорость спуска и подъема кобеля - 0,2 м /сек  
12 В р е м я  спуска и подъема кабеля - 2 , 5  мин 
43 Устройство ■ Кр о н  у  косина состоит из следующих 

основных частей 
1 - Солазки , 2 - Барабан

4  -  Лрибод ,

7 - Д у ж к а ,

9 -  О т т я ж к а

3 -  Стрела 
5 - Кожчх в - канат, 
в -  Разъем штепсельный

Р Т М  

2 5  0 0 6  Р1

Приложение Ь крон чьосина Спя 
спуска о т о с ч ;  * ' и с л ч  ж с к о Р и т о р а

з п /Г,П  ̂ - n ' j iq r - i r j  по р т а

Лист
т



Техническое характеристика
Примечания ■

/ Назначение. Кабельный барабан пред
назначу для сбора, транспорта робки и 
разматывании гибких кобелей типа кшвг 
с -речением оснобных жил до 95 ммг ■ 

г Вмкасть барабана ■ а) для кабелей с сече
нием шил 70-95 ммг- 250  м, б) для кабе
лей с сечением шил 25-sc ммг - зоо-350м.

3. Время сборки кабеля длиной 250-350 6-Юмин 
4 Пяибод бяащения барабана о) при сборке 

кабеля: am бала отбора мощности трактора, 
б) opu  размотке кабеля - сбободное вращение 
'бояабана

5. Допустимый угол наклона пя.и сбор
ке, транспортиробке и размотке ка 
беля - го°

6 Масса с тяактояом ■■ а) без кабеля -  
-12350 кг, 5) с кабелем- /4550 кг.

? Устройство Кабельный барабан на
базе трактора состоит, из следую
щих оснобных частей ■ I-  трактор 
т-юом ; 2 -яама опорная; з -р ам а  на- 
б е с н а я 4 -барабан; 5 -ролик направ

ляющ ий; ь - к о ж у х  боковой; 7- крыш
ка верхняя, в - крышка боковая , 9 - ры 
чпг переключения мутты кучпчкаб

/ Общий бид и техническая характе
ристика кабельного барабана займет 
бобаны из технического описания и 
инструкции по эксплуатации 
ПТ-38.00.00.00. то, разработанных кон- 
структорска- технологическим б ю 
ро ПО „кемеробоугбль” 

г  Обслижибание кабельного барабана 
производится трактористом

~ р т м
12 25 006-81

приложение ТТ кобель ныи барабан, но фазе трок ’пора т-юом общий она
Кобель \ Лист 

Ш  7



г

Е А И М Е Н О В А Е И Е №
л и с т о в

1 .  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . * .  5
2 .  П О СТРО ЕН И Е СИСТЕМ  ЭЛЕКТРО СНАБЖ ЕНИ Я УГОЛЬНЫХ Р А З Р Е З О В  .  . .  5

, 2 . 1 *  Р е к о м е н д а ц и и  по вы б о р у с и с т е м  э л е к т р о с н а б ж е н и я . . . . . . . . . . . . .  5
2 . 2 .  П итаю щ ие и р а с п р е д е л и т е л ь н ы е  с е т и  * » * e .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6

2 . 3 .  Э л е к т р о т е х н и ч е с к о е  о б о р у д о в а н и е  . . . . . . . . . . . . .  8

2 . 4 .  З а зе м л е н и е  . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . .  8

2 . 5 .  З а щ и та , а в т о м а т и к а  и у п р а в л е н и е  .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 0
3 .  Р А С Ч Е Т  Э Л ЕК ТРИ Ч ЕСК И Х  Н А Г Р У З О К . . . . . . . . . . . . . . . .  * . .  . . . . . . . . . . . . . . . .  I I

' 4 *. ВЫБОР ПОДСТАНЦИЙ И ТРАНСФОРМАТОРОВ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  .  1 2
4 Л .  Гл а в н ы е  п о н и з и те л ь н ы е  п о д с та н ц и и  (  ГПП ) . . . . . . . ,  12

^ 4 . 2 .  П еред виж н ы е к о м п л е к тн ы е  тр а н сф о р м а то р н ы е  п о д с т а н ц и и  н а -
I  пряж ен ием  3 5 - I I 0 / 6 - 1 0  к В * , . .  . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . .  1 2

4 - 3 .  П еред виж н ы е ко м п л е ктн ы е  тр а н сф о р м а то р н ы е  п о д с т а н ц и и  н а 
пряж ен ием  6 - 1 0 / 0 , 4  к В . * * * . . . . * - . . . . . . . . . . . . . . . . . .  14

5 .  Р А С Ч Е Т  Э Л Е К Т РИ Ч Е С К И Х  С Е Т Е Й . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 4
> . 1 .  В ы б о р  с е ч е н и й  п р о в о д н и к о в  . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 4
5 . 2 *  П р о в е р к а  с е т и  по  п о т е р е  н а п р я ж е н и я  в  п у с к о в о м  режиме .  .  1 5
5 . 3 .  О п р е д е л е н и е  э к о н о м и ч е с к и  ц е л е с о о б р а з н о й  длины  э к с к а в а т о р 

н о г о  к а б е л я . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  16
6 .  Р А С Ч Е Т  ТОКОВ КОРОТКОГО ЗАМЫКАНИЯ В ЭЛ ЕКТРО УС ТА Н О ВК А Х  С Н А 

ПРЯЖЕНИЕМ ВЫШЕ 1 0 0 0  В . . . . . . . . . . . . . . . . . . . * . . . . . . . . . . . . . . . . . . * . .  . 1 7
7 .  Р А С Ч Е Т  ТОКОВ ОДНОФАЗНОГО ЗАМЫКАНИЯ НА ЗЕМЛЮ В С Е Т Я Х  6 - 1 0  к В .  1 8
8 .  Р А С Ч Е Т  ЗАЩИТНОГО ЗАЗЕМ ЛЕНИЯ .  .  .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 9

А Е  И Е

Н А И М Е Н О В А Н И Е л и с т о в

9 .  Р А С Ч Е Т  Э Л Е К Т РИ Ч Е С К О ГО  О С В Е Щ Е Н И Я . . . . . . . . . . . . . . . .  2 0
9 . 5 .  Р а с ч е т  о св е щ е н и я  то ч е ч н ы м  м ето д о м  . . . . . . . . . .  2 0
9 . 6 .  Р а с ч е т  п р о ж е к т о р н о го  о с в е щ е н и я . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 1
9 . 7 .  Р а с ч е т  о св е щ е н и я  по кривы м  р а в н о й  г о р и з о н т а л ь н о й  о с 

в е щ е н н о сти  . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . .  2 1

1 0 .  ТЕХНИКО-ЭКОНО М ИЧЕСКИЕ РА СЧЕТЫ  ВА РИА НТО В Э Л Е К Т Р О С Н А Б 
ЖЕНИЯ Р А З Р Е З О В . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 2

_ э т т р о с м ш н й Е _ ^ с т а в _ ™  . . . . .  2 5

У с л о в н ы е  г р а ф и ч е с к и е  о б о з н а ч е н и я  » «  . . . . . . . . . . . . .  . . . .  2 6
I *  ЭЛ ЕКТРО СН А БЖ ЕНИ Е У Ч А СТКО В П РИ  ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМ Е Р А З 

РАБОТКИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 7
Э л е к т р о с н а б ж е н и е  у ч а с т к а  с  о дн им  э к с к а в а т о р о м  н а  у с т у п е .
П л а н  с е т и ,  п р и н ц и п и а л ь н а я  с х е м а , сп е ц и ф и к а ц и и  . . . . . . . . . . . . .  2 8

2 .  Э л е к т р о с н а б ж е н и е  у ч а с т к а  с  одн им  э к с к а в а т о р о м  Э К Г - 2 0  н а
у с т у п е .  П л а н  с е т и ,  п р и н ц и п и а л ь н а я  с х е м а , сп е ц и ф и к а ц и и  . 2 9

3 .  Э л е к т р о с н а б ж е н и е  у ч а с т к а  с  2 -м я  э к с к а в а т о р а м и  н а  у с т у п е .
' П л а н  с е т и ,  п р и н ц и п и а л ь н а я  с х е м а , сп е ц и ф и к а ц и и  . . . . . . . . . . . . .  3 0

4 .  Э л е к тр о с н а б ж е н и е  у ч а с т к а  с  2 -м я  э к с к а в а т о р а м и  Э К Г - 2 0  н а  
у с т у п е .  П л а н  с е т и ,  п р и н ц и п и а л ь н а я  с х е м а , сп е ц и ф и к а ц и и  .  3 j

5 .  Э л е к тр о с н а б ж е н и е  у ч а с т к а  с  одн им  э к с к а в а т о р о м  н а  у с т у п е
и одним  н а  у г л у б к е .  П л а н  с е т и ,  п р и н ц и п и а л ь н а я  с х е м а ,  
сп е ц и ф и к а ц и и  . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . .  . . . . . . . . . . . . .  . . . . . .  3 2
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6 .  Э л е к тр о с н а б ж е н и е  у ч а с т к а  с  э к с к а в а т о р о м  Э К Г - 2 0  н а  у с т у 
пе и Э К Г - 6 , З у н а  у г л у б к е .  П л а н  с е т и ,  п р и н ц и п и а л ь н а я  с х е 
м а, сп е ц и ф и к а ц и и  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 3

7 .  Э лек тр осн & б ж е-н и е у ч а с т к а  с  одним  э к с к а в а т о р о м  н а  у с т у п е
и E B P .  П л а н  с е т и ,  п р и н ц и п и а л ь н а я  с х е м а , сп е ц и ф и к а ц и и  .  ,  34

8 . Э л е к тр о с н а б ж е н и е  у ч а с т к а  с  э к с к а в а т о р о м  Э К Г - 2 0  н а  у с т у 
п е  и Б В Р . П л а н  с е т и ,  п р и н ц и п и а л ь н а я  с х е м а , сп е ц и ф и к а ц и и . 3 5

9 „  Э л е к тр о с н а б ж е н и е  у ч а с т к а  с  2 -м я  э к с к а в а т о р а м и  н а  у с т у п е
и E B P .  П л а н  с е т и ,  п р и н ц и п и а л ь н а я  с х е м а , сп е ц и ф и к а ц и и  » . 3 6

1 0 .  Э л е к тр о с н а б ж е н и е  у ч а с т к а  с  2 - м я  э к с к а в а т о р а м и  Э К Г - 2 0  н а  
у с т у п е  и Б В Р . П л а н  с е т и ,  п р и н ц и п и а л ь н а я  с х е м а , сп е ц и ф и 
ка ц и и  , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 7

I I »  Э л е к тр о с н а б ж е н и е  у ч а с т к а  с  о д н и м  э к с к а в а т о р о м  н а  у с т у п е ,  
о дн им  н а  у г л у б к е  и  Б В Р . П л а н  с е т и ,  п р и н ц и п и а л ь н а я  с х е м а ,
сп е ц и ф и к а ц и и  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  .  . 3 8

1 2 .  Э л е к т р о с н а б ж е н и е  у ч а с т к а  с  э к с к а в а т о р о м  Э К Г - 2 0  н а  у с т у 
п е ,  Э К Г - Ю у  н а  у г л у б к е  и Б В Р .  П л а н  с е т и ,  п р и н ц и п и а л ь н а я  
с х е м а , с п е ц и ф и к а ц и и . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   3 9

I I .  ЭЛЕКТРО СН А БЖ ЕНИ Е У Ч А С Т К О В  П РИ БЕСТРА НСП О РТН О Й
СИ СТЕМ Е Р А ЗР А Б О ТК И . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4 0

1 .  Э л е к тр о с н а б ж е н и е  у ч а с т к а  с  э к с к а в а т о р о м  Э В Г - 1 5  н а  в с к р ы 
ш е. П л а н  с е т и ,  п р и н ц и п и а л ь н а я  с х е м а , сп е ц и ф и к а ц и и  . . . .  4 1

2 .  Э л е к тр о с н а б ж е н и е  у ч а с т к а  с  э к с к а в а т о р о м  Э В Г - 3 5 .6 5  и  Б ВР
н а  в с к р ы ш е . П л а н  с е т и ,  п р и н ц и п и а л ь н а я  с х е м а , сп е ц и ф и к а ц и и . 4 2

3 .  Э л е к тр о с н а б ж е н и е  у ч а с т к а  с  э к с к а в а т о р о м  Э В Г - 1 0 0 . 7 0  и
БВР н а  в ск р ы ш е . П л а н  с е т и ,  п р и н ц и п и а л ь н а я  с х е м а , с п е 
ци ф и кац и и  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . * . . . . . . . . . . . . .  4 3

4 .  Э л е к тр о с н а б ж е н и е  у ч а с т к а  с  э к с к а в а т о р о м  З Ш - 1 5 .9 0  : j

(  Э Ш - 1 0 .7 0  } н а  в с к р ы ш е . П л а н  с е т и ,  п р и н ц и п и а л ь н а я  с х е 
м а, сп е ц и ф и кац и и  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4 4

5 .  Э л е к тр о с н а б ж е н и е  у ч а с т к а  с  э к с к а в а т о р о м  Э Ш - 2 5 .1 0 0  н а  
в с к р ы ш е . П л а н  с е т и ,  п р и н ц и п и а л ь н а я  с х е м а , сп е ц и ф и к а ц и и . 4 5

6 . Э л е к тр о с н а б ж е н и е  у ч а с т к а  с  э к с к а в а т о р о м  Э Ш -4 0 .8 5  н а  
в с к р ы ш е . П л а н  с е т и ,  п р и н ц и п и а л ь н а я  с х е м а , сп е ц и ф и к а ц и и . 4 6

7 .  Э л е к тр о с н а б ж е н и е  у ч а с т к а  с  э к с к а в а т о р а м и  Э Ш - 2 5 .1 0 0  я  
Э Ш - 1 5 .9 0  н а  вскры ш е (у с л о ж н е н н а я  с и с т е м а  р а з р а б о т к и ) - .
П л а н  с е т и ,  п р и н ц и п и а л ь н а я  с х е м а , сп е ц и ф и к а ц и и  . . . . . . . . . . . . .  4 7

8 .  Э л е к тр о с н а б ж е н и е  у ч а с т к а  с  э к с к а в а т о р а м и  Э Ш -4 0 .8 5  и  
Э Ш - 1 5 .9 0  н а  вскры ш е (у с л о ж н е н н а я  с и с т е м а  р а з р а б о т к и ) .
П л а н  с е т и ,  п р и н ц и п и а л ь н а я  с х е м а , с п е ц и ф и к а ц и и . . . . . . . . . . . . .  4 8

9 .  Э л е к тр о с н а б ж е н и е  у ч а с т к а  с  э к с к а в а т о р о м  Э Ш - 1 5 .9 0  н а
вскры ш е (п р и  о т р а б о т к е  2 - х  п л а с т о в ) .  П л а н  с е т и ,п р и н ц и 
п и а л ь н а я  с х е м а , с п е ц и ф и к а ц и и . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   4 9

1 0 .  Э л е к тр о с н а б ж е н и е  у ч а с т к а  с  э к с к а в а т о р о м  Э Ш - 2 5 .1 0 0  н а
вскры ш е ( п р и  о т р а б о т к е  2 - х  п л а с т о в ) .  П л а н  с е т и ,  п р и н ц и 
п и а л ь н а я  с х е м а , сп е ц и ф и к а ц и и  . . . . . . .  . . . . . . . . . . . .  5 0

1 1 .  Э л е к тр о с н а б ж е н и е  у ч а с т к а  с  э к с к а в а т о р о м  Э Ш -4 0 .8 5  н а
вскры ш е (п р и  о т р а б о т к е  2 - х  п л а с т о в ) .  П л а н  с е т и ,  л р и н ц и -  ' 
п и а л ь и а я  с х е м а , сп е ц и ф и к а ц и и  • -51
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' 1 2 .  Э л е к тр о с н а б ж е н и е  у ч а с т к а  с  э к с к а в а т о р о м  Э Ш -1 5 .9 0  и  
E B P  н а  в с к р ы ш е . П л а н  с е т и ,  п р и н ц и п и а л ь н а я  с х е м а , с п е 
ц и ф и ка ц и и  5 2

1 3 .  Э л е к т р о с н а б ж е н и е  у ч а с т к а  с  э к с к а в а т о р о м  Э Ш - 1 5 .9 0  и  
E B P  н а  вскры ш е (п р и  о т р а б о т к е  2 - х  п л а с т о в ) .  П л а н  с е т и ,  
п р и н ц и п и а л ь н а я  с х е м а , сп е ц и ф и к а ц и и  .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5 3

1 4 в Э л е к т р о с н а б ж е н и е  у ч а с т к а  с  э к с к а в а т о р о м  Э Ш - 2 5 .1 0 0  и  
E B P  н а  в с к р ы ш е . П л а н  с е т и ,  п р и н ц и п и а л ь н а я  с х е м а , с п е 
ц и ф и ка ц и и  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5 4

1 5 .  Э л е к тр о с н а б ж е н и е  у ч а с т к а  с  э к с к а в а т о р о м  Э Ш - 4 0 .8 5  и
E B P  н а  в с к р ы ш е . П л а н  с е т и ,  п р и н ц и п и а л ь н а я  с х е м а , с п е 
ц и ф и ка ц и и  . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . .  5 5

1 6 .  Э л е к тр о с н а б ж е н и е  у ч а с т к а  с  э к с к а в а т о р о м  Э Ш - 8 0 .1 0 0  и
E B P  н а  в с к р ы ш е . П л а н  с е т и ,  п р и н ц и п и а л ь н а я  с х е м а , с п е 
ц и ф и ка ц и и     5 б

1 7 .  Э л е к т р о с н а б ж е н и е  у ч а с т к а  с  э к с к а в а т о р а м и  Э Ш - 1 5 .9 0  и  
Э Ш - 2 5 .1 0 0  н а  вскры ш е (п р и  о т р а б о т к е  2 - х  п л а с т о в ) .
П л а н  с е т и ,  п р и н ц и п и а л ь н а я  с х е м а , 'с п е ц и ф и к а ц и и . . . . . . . . . . . . .  5 7

1 8 .  Э л е к т р о с н а б ж е н и е  у ч а с т к а  с э к с к а в а т о р а м и  Э Ш -4 0 .8 5  и 
Э Ш - 8 0 .1 0 0  н а  вскры ш е (п р и  о т р а б о т к е  2 - х  п л а с т о в ) .
П л а н  с е т и  п р и н ц и п и а л ь н а я  с х е м а , с п е ц и ф и к а ц и и . . . . . . . . . . . . .  5 3

1 9 .  Э л е к т р о с н а б ж е н и е  у ч а с т к а  с  э к с к а в а т о р а м и  Э В Г - 3 5 , 6 5  н а
в с к р ы ш е , З Ш - 1 0 .7 0  н а  п е р е э к с к а в а ц и и  и E B P .  П л а н  с е т и ,  
п р и н ц и п и а л ь н а я  с х е м а , с п е ц и ф и к а ц и и  . . . » . . . . . . . . . . . . . . . .  .  5 9

2 0 .  Э л е к т р о с н а б ж е н и е  у ч а с т к а  с э к с к а в а т о р а м и  Э В Г - 1 0 0 . 7 0  н а
в с к р ы ш е , Э Ш -4 0 .8 5  н а  п е р е  э к с к а в а ц и и  и E B P .  П л а н  с е т и ,  
п р и н ц и п и а л ь н а я  с х е м а , сп е ц и ф и к а ц и и  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6 0L

Н А И М Е Н О В А Н И Е ММ
л и с т о в

2 1 .  Э л е к т р о с н а б ж е н и е  у ч а с т к а  с  э к с к а в а т о р а м и  Э Ш -1 0 .7 0
и Э Ш - 2 5 .1 0 0  и  E B P  н а  вскры ш е ( п р и  о т р а б о т к е  2 - х  
н а к л о н н ы х  п л а с т о в ) .  П л а н  с е т и ,  п р и н ц и п и а л ь н а я  с х е 
м а , сп е ц и ф и к а ц и и  . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . .  6 1

2 2 .  Э л е к т р о с н а б ж е н и е  у ч а с т к а  с  д ву м я  э к с к а в а т о р а м и  
Э Ш -4 0 .8 5  и  Б В Р  н а  вскры ш е (п р и  о т р а б о т к е  2 - х  н а к л о н 
н ы х п л а с т о в ) .  П л а н  с е т ^ ,  п р и н ц и п и а л ь н а я  с х е м а , с п е 
ц и ф и ка ц и и  . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . .  6 2

2 3 .  Э л е к т р о с н а б ж е н и е  у ч а с т к а  с  э к с к а в а т о р а м и  Э Ш -1 5 .9 0  н а
в с к р ы ш е , Н Ш -1 0 ,7 0  н а  п е р е э к с к а в а ц и и  и E B P  (п р и  о т р а 
б о т к е  н а к л о н н о г о  п л а с т а ) .  П л а н  с е т и ,  п р и н ц и п и а л ь н а я  
с х е м а , сп е ц и ф и к а ц и и  6 3

2 4 .  Э л е к т р о с н а б ж е н и е  у ч а с т к а  с  э к с к а в а т о р а м и  Э Ш -4 0 .8 5  н а
в с к р ы ш е , Э Ш -1 5 .9 0  н а  п е р е э к с к а в а ц и и  и  E B P  (п р и  о т р а 
б о т к е  н а к л о н н о г о  п л а с т а ) .  П л а н  с е т и ,  п р и н ц и п и а л ь н а я  
с х е м а , сп е ц и ф и к а ц и и  . . . . . . . . . . . . . . . . .  6 4

2 5 .  Э л е к т р о с н а б ж е н и е  у ч а с т к а  с  э к с к а в а т о р а м и  Э Ш -4 0 .8 5  н а
в с к р ы ш е , Э Ш -2 5 .1 0 0  н а  п е р е э к с к а в а ц и и  и  E B P  (п р и  о т 
р а б о т к е  н а к л о н н о г о  п л а с т а ) .  П л а н  с е т и ,  п р и н ц и п и а л ь н а я  
с х е м а , сп е ц и ф и к а ц и и  . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6 5

2 6 .  Э л е к т р о с н а б ж е н и е  у ч а с т к а  с  э к с к а в а т о р а м и  Э В Г - 1 5  и  Э Ш -
- 1 5 . 9 0  н а  в с к р ы ш е , Э Ш - 1 5 .9 0  н а  п е р е э к с к а в а ц и и  (п р и  
о т р а б о т к е  2 - х  п л а с т о в ) .  П л а н  с е т и  п р и н ц и п и а л ь н а я  с х е 
м а, с п е ц и ф и к а ц и и . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 6

2 7 .  Э л е к т р о с н а б ж е н и е  у ч а с т к а '  с  э к с к а в а т о р а м и  Э В Г - 3 5 , 6 5  и  
Э Ш - 2 5 .1 0 0  н а  вскр ы ш е , Э Ш - 4 0 ,8 5  н а  п е р е э к с к а в а ц и и  (п р и
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о т р а б о т к е  2 - х  п л а с т о в ) .  П л а н  с е т и ,  п р и н ц и п и а л ь н а я
с х е м а , сп е ц и ф и к а ц и и  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . .  6 7

2 8 .  Э л е к тр о с н а б ж е н и е  у ч а с т к а  с  д вум я  э к с к а в а т о р а м и  ЭШ -
- 1 5 , 9 0  н а  вскр ы ш е , о дн им  3 1 - 1 0 , 7 0  н а  п е р е э к с к а в а ц и и  
(п р и  о т р а б о т к е  4 - х  п л а с т о в ) . , П л а н  с е т и ,  п р и н ц и п и -,.  
а л ь н а я  с х е м а , сп е ц и ф и кац и и  • • • • . . . • • . • . » »  6 8

2 9 .  Э л е к тр о с н а б ж е н и е  у ч а с т к а  с  э к с к а в а т о р о м  Э В Г - 3 5 . 6 5  н а
в ск р ы ш е , Э Ш -1 5 ,9 0  и Э Ш - 5 .4 5  н а  п е р е э к с к а в а ц и и  и E B P  
(п р и  о т р а б о т к е  н а к л о н н о го  п л а с т а ) .  П л а н  с е т и ,  п р и н 
ц и п и а л ь н а я  с х е м а , сп е ц и ф и к а ц и и  . .  .  . „. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6 9

3 0 .  Э л е к тр о с н а б ж е н и е  у ч а с т к а  с  э к с к а в а т о р о м  Э В Г - 1 0 0 , 7 0
н а  вск р ы ш е , Э Ш -4 0 .8 5  и Э Ш -5 .4 5  н а  п е р е э к с к а в а ц и и  и 
E B P .- (п р и  о т р а б о т к е  н а к л о н н о г о  п л а с т а ) .  П л а н  с е т и ,  
п р и н ц и п и а л ь н а я  сх е м а , сп е ц и ф и к а ц и и  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7 0

3 1 .  Э л е к т р о с н а б ж е н и е  у ч а с т к а  с  д вум я  э к с к а в а т о р а м и  Э Ш - 
- 1 5 . 9 0  н а  вскр ы ш е , одн им  Э Ш - 1 0 .7 0  н а  п е р е э к с к а в а ц и и
и E B P  (п р и  о т р а б о т к е  2 - х  н а к л о н н ы х  п л а с т о в ) .  П л а н  с е 
т и ,  п р и н ц и п и а л ь н а я  с х е м а , сп е ц и ф и к а ц и и  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7 1

3 2 .  Э л е к тр о с н а б ж е н и е  у ч а с т к а  с  э к с к а в а т о р а м и  Э Л 1 -1 5 .9 0  и
Э Ш -4 0 .8 5  н а  вскр ы ш е , одн им  Э 1 - 1 0 . 7 0  н а  п е р е э к с к а в а ц и и  
и  E B P  (п р и  о т р а б о т к е  2 - х  н а к л о н н ы х  п л а с т о в ) .  П л а н  с е 
т и ,  п р и н ц и п и а л ь н а я 'с х е м а , сп е ц и ф и к а ц и и  7 2

3 3 .  Э л е к тр о с н а б ж е н и е  у ч а с т к а  с  э к с к а в а т о р а м и  Э В Г -1 5  и Э111-
- 1 0 . 7 0  н а  вскр ы ш е , Э Ш -1 5 .9 0  н а  п е р е э к с к а в а ц и и  и E B P  
(п р и  о т р а б о т к е  2 - х  н а к л о н н ы х  п л а с т о в ) .  П л а н  с е т и ,п р и н 
ц и п и а л ь н а я  с х е м а , с п е ц и ф и к а ц и и . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   7 3
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