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1. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

Iol0 Альбом выполнен на основании*.- ГОСТ 19797-85 "Изоля
торы керамические опррные на напряжение свыше 1000 В для ра
боты в помещении";

- технических условий на изоляторы ТУ36-107-80 "Армирован
ные изоляторы";

- Правил устройств электроустановок (ПУЭ) 6-е издание;
- другие справочные материалы.

2. СОДЕРЖАНИЕ

2.1. В альбоме приведены:
- технические данные и габариты изоляторов;
- допустимые токовые нагрузки на шины;
- конструкции для крепления шин к стенам и перекрытиям;
- примеры прокладки шин;
- таблицы белтовых соединений шин.

3. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ-
3.1 о Альбом предназначен для выполнения проектных и элект

ромонтажных работ по открытой прокладке шин в помещении на 
напряжение 1,6 и 10 кВ.

4. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

4.1. Открытую прокладку шин, взамен кабелей и проводов при
меняют во всех случаях, когда позволяет окружающая среда и 
условия эксплуатации.

4.2. Расчет и выбор шин, изоляторов, арматуры, конструкций
следует производить как по допустимому длительному току {см. 
табл0 стр. 4, 5 ), так и по условиям работы при коротких замы
каниях.

В альбоме предусмотрены чертежи конструкций крепления шин 
с различными расстояниями между фазами.

В зависимости от величины тока короткого замыкания выбирают 
расстояния между изоляторами.

Расстояние между фазами принимается с учетом силы, действую
щей на шины, расчитанной по наибольшему мгновенному (ударному) 
трехфазному току короткого замыкания (K3i).

Найденная расчетная сила должна составлять не более 60$ 
значения минимальной разрушающей силы на изгиб, приведенной в

таблицах номенклатуры изоляторов (стр. 7, 8 )
Сила взаимодействия между фазами:

р , { 7 б Ш / о ' 7
где: F - сила взаимодействия, Н;

Ly - ударный трехфазный ток КЗ, А;
t - расстояние от основания изолятора до первого 

крепления шин, м;
CL - расстояние между фазами, м.

4.3. В местах, где в воздухе содержатся химически активные ве
щества, воздействующие разрушающе на открытую прокладку шин, под
держивающие конструкции и изоляторы, должны иметь соответствующее 
исполнение или должны быть приняты другие меры их защиты от ука
занных воздействий.

4.4. Компоновка и конструктивное выполнение прокладки шин должны 
предусматривать возможность удобного и безопасного производства 
монтажных и ремонтных работ.

4.5. В случаях, когда изменение температуры, вибрация трансфор
маторов, а также в местах пересечений с температурными и осадочными 
швами зданий и сооружений, могут повлечь за собой опасные механи
ческие напряжения в шинах и изоляторах, следует предусматривать 
компенсаторы.

4.6. В производственных помещениях открытую прокладку шин напря
жением до I кВ, следует располагать на высоте не менее 3,5м от уров
ня пола или площадки обслуживания, а при защите сетчатым оградде- 
ш ю м  не менее 2,5 м.

В злектропомещениях промышленных предприятий высота прокладки шин 
напряжением до I кВ не нормируется. Места, где возможны случайные 
прикосновения к шинам, должны быть ограждены, Шины свыше I кВ долж
ны иметь ограждения.

Шины размещенные над проходами, должны быть ограждены и установ
лены на высоте не менее 1,9м от пола или площадки обслуживания. 
Сетчатые ограждения шин должны иметь сетку с ячейками не более 
25x25 мм.
Настоящий альбом заменяет ранее выполненный альбом 5.407-48.
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таблица

Допустимый длительный тон для шин прямоугольного сечения

Размеры, nn
_______ [чедные___шины_________________ ЛлшчиниеВые шины ___ Стольный шины____________ ток» ,д , при шичм mil полос. la полюс илашоза____________________ Разтчеры,NN ТОН*, Я< 1 3 k 1 1 3 5

<5-3
80*3
85 »з

810
813
340

165
815
865

16»8,5
50*8,5
85*8.5

55/Ю 
ВО/90
15/ 11D30*4 

ЦО ч Н
413
685 •/1090

365/510
480 -/855 80*3

85*3
65/400
!Л1 \1Ъ40*5 

50»5
100/105
860/810

■/1850
■/1583 •/1895

540/545
665/610

-/965
•/1180 -/1410 30 «3 i 

40*1 95/140155110П50*6 
60*8 
80*6 
100» б

933/960
1185/1143
1480/1510
18Ю/1В13

•/ПОО
1140/1990
8110/8630
8410/3845

■/•8145
8840/8495
8180/3880
3110/3940

140/145
810/880

1150/1110
1485/1453

-/1315
(350/1555
1630/8055
1935/8515

-/1655
1180/1940
8100/8460
8500/3040

50*3 
60 * 3 
10*3 
15 *3 
80*3 
90*3 

100*3 
80 * 4

1ЬД/ igu
(55/830 
185/880 
815/380 
8301345 
845/365 
515/440 
305/460 
Ю /115

во»в 
во»в 

100» 8 
120» 8

1380/1345 
1690/ 1155 
3080/8180 
8400/8600

8160/8485
8680/3095
3060/3810
3400/4400

8190/3080 
3310/3850 
3930/ 4690 
4340/5600

4085/Ю40 
1380/1355 
1685/1690 
1900/ 8040

(680/1840
8040/8400
8390/8S45
8650/3350

8180/8330 
8680/8915 
3050/3680 
33 80/4850

60»10
80*10

100*10
180*10

1415/1585 
1900 /1990 
8310/8410 
865018950

8560/8185 
3100/ 3510 
3610/ 4385 
4100 / 5000

3300 /3530 
3 9 9 0 / 4450 
4650/5385 
5800/6850

5300/6060 
5900/6080

1155/4180 
1480/ 1540 
1880/1910 
8 010/8300

8010/8110 
8410/5135 
8860/3350 
3800 / 3900

8650/8180 
3100/3440 
3650/4160 
4(00/ 4860

4150/4400
4650/5800

88*4 
85*4 
3D* 4 
40*4 
50*4 
60*4 
10*4 
80*4 
90» 4 

100*4

15/185
85/440
400/ 165
130/550
465/510
(95/355
585/315
560/ 430
590/ 480
385/535

*  В числителе приведены значения переменного тона, 
В знаменателе - постоянного.

"*  Основание • таблица 1,3.31 ПУЗ
o ic -a v ru  п 1



Допустимый А я и т ш н ы й  тон 
йля шин коробчатого сечения

Таблица

Разтерьь гчгч пошеч- нос £»че-ний оанои шины, W *
Ток.Д. на dlSO шины

а в t г 14бвныб алюми
ниевые

и 33 <1 Б 330 3130 -
75 33 3,3 ь 993 3330 £610
<00 и k5 в П5 3930 3930
<00 М ь в №0 U00 3300
<зз 33 6,3 <0 <310 9500 <ib Ц 0
130 ьз 1 <0 Пв5 1000 3950
ПЗ во в <3 3 ^0 8550 9 ЦЗ 0
№ 90 <0 «1 3<i35 9900 1550
зоо 90 <3 19 №0 10500 8830
u s <03 <3,3 1Ь <iSSD <3500 10300
гзо <13 <£.5 Го 3<i50 - <0800

Оснобаний- таб л и ц а  <,3,35 ПУЗ

JH5-S3-CH ПЗ
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Рис. d

Тип
Рис.

Размеры, nn Обозначение
изолятора н Ъ документа
К740 ad 4 75 75 Т936- 407-80

110-6-3,75193" 5 400 77
иО-ID-3.T51 УЗ 450 55
U О-В-5,151 93 400 77 ГОСТ 19797-85
U0-40-3.75I 93 3 450 85
ш м о -гзо  93 150 405
и0Р-В-3,159ХЛ,тг т ац
иОР-«-4Т59Ш 4 1. 450 96
иор-(о-1.зоахллг 150 445

n

U 0-6-3,75 193
I______i l l  изолятор опорный_________

_________ нопрядсеций ,___fti___
разрушающая сило на изгиб. иН

__ Вприонт исполнения____
нлшчатичесцпе исполнение 
категория роатащйнид
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Поз. Наименование Кол Примечание
1 Уголок во"60«5

гост аз ш-as 1

Обозначение
Размеры, NN Риеёлне- твЯ длине

■ Т О ""а 6 и
Л 6*93-01 £50 460 13 695■ oi 11

•ог 360 650 13 195■03 п

Разро& шелепмевоW F
провер.ш ш п н м
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Обозначение
Размеры, ihn Ролкш - 

тая алане иголка, N n 
пал. 1а В d

JMb-93-оа 450 100 13 946
• o i 11
■04 350 900 13 1144
■ 0 3 J П

ПИ. Н а и м е н о в а н и й Ну П р и м е ч а н и е
1 Уголок 5 0 * 5 0 * 5

ГОСТ 5 5 1 0 -а Ь 1

JH6-93- 0S
I AUTO PiilHiiiy PHuFl -1

KMtnfjtivi) f * ■

ВИС Ц Ц -М Й И ) l a g g g t g
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* PoiNap Н опраЭештсй В 
конкретного проакта.

Поз. Наименование кол Примечание
1 швеллер кагзаг

твзьмчац-аг 1

ш .т ш
тьтгЪйЩй7

нач.ота. Ш 4 М Ь аМ ш Л 16*93-10
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" Размер Н определяется в 
конкретном проекте.
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I. Настоящий эскиз Выполняется В 
конкретном проекте Вля заказа 
конструкции В МЗЗ. 

г. Марка конструкции принята условно,

Марка Поз Наименование Кол.
Обозначение
чертеаса

К1 1 Конструкция 
типа КС£-£50 5 Л16-ЭЗ-0Э

кг £ Конструкция 
типа КСЗ’160 £5 Л16-93-10

КЗ 3 Конструкция 
типа кез-гзо Л16-93-11

№ It Конструкция 
типа кпг-aso £1 Л16-93-П

КЗ s Конструкция 
типа КПЗ*£50 8 Л 16'-93-19

М ш * Щ /Н Л16-93’ £Ц/ ' 1— Зскиэы конструкций
—! крепления шин. |нн ПН

1Ш1*ОМШМР0ПИШ
Пример

Шифр А16-93
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