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17.1. ГЕРМЕТИЗАЦИЯ
СТЫКОВ НАРУЖНЫХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ

1.
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящий регламент распространяется на работы по герметизации
наружных стеновых панелей в зимних условиях при температуре от +5° и до
температуры не ниже -20 °С.

2. Регламент содержит описание технологического процесса, его основные
параметры, используемые материалы, инструменты, приспособления и средства механизации,
а также основные правила техники безопасности.

3. Регламент составлен на
основании требований СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие
конструкции», ВСН 19-95 «Инструкция по технологии заделки стыковых соединений панелей наружных
стен жилых домов и зданий соцкультбыта».


	
РАЗРАБОТАН: 

НИИМосстроем

	
УТВЕРЖДЕН: 

Начальник Управления
экономической, научно-технической и промышленной политики в строительной
отрасли

А. И. ВОРОНИН

	
Дата введения в действие: 

«30» мая 2001 г.






2. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ
РЕГЛАМЕНТ

	
№№

пп

	
Наименование технологического процесса

	
Состав процесса

	
Основные параметры процесса

	
Используемые материалы

	
Инструменты, приспособления, средства
механизации


	
1

	
2

	
3

	
4

	
5

	
6


	
Подготовительные работы


	
1.

	
Грунтовка поверхностей
панелей, образующих стык

	
Грунтовка наносится кистью
в заводских условиях сплошной непрерывной пленкой на поверхности, образующие
стык (рис. 1, 2)

	
Температура нанесения
грунтовочного состава не ниже +15 °С

	
Грунтовочный состав: 51-Г-18
(5772-028-04001232-96)

	
Кисть-ручник КР-35


	
2.

	
Подготовка поверхностей

	
При проведении герметизации
в зимних условиях следует особенно тщательно провести подготовку поверхностей
стыков стеновых панелей: 

- очистить грани панелей от
пыли, грязи, остатков раствора и других загрязнений, а также инея, снега и
наледи; 

- просушить и прогреть
поверхности стыка путем продувки горячим воздухом. 

Категорически запрещается
удалять снег и наледь горячей водой или паром

	
Температура не ниже-20 °С
при отсутствии атмосферных осадков

	
Концы обтирочные

	
Кисти, щетки волосяные,
шпатели универсальные, эл. калорифер


	
Вспомогательные работы


	
3.

	
Изготовление
герметизирующего и утепляющего вкладыша

	
Изготовление вкладыша в соответствии
с «Технологическим регламентом на изготовление герметизирующего и утепляющего
вкладыша» и ТУ 400-2-440-88 «Герметизирующий и утепляющий вкладыш (УП-1,
УП-2)»

	
Температура цеха

	
Плиты теплоизоляционные из
минваты на синтетическом связующем (ГОСТ 9573 -96). Плиты пенополистирольные (ГОСТ
15588-86)

	
Линия автоматизированная по
изготовлению уплотнительных прокладок, ТУ 400-2-480-84


	
4.

	
Приготовление герметика

	
Двухкомпонентные
вулканизующиеся герметики приготавливают путем смешивания основной и отверждающей
паст. Их соотношение указывается в паспорте, сопровождающем каждую партию
герметика.

Одна порция герметика
должна быть использована в течение 4-х часов

	
Смешивание компонентов
герметика проводят в теплом помещении (будке герметчика) в рабочей емкости с
помощью мешалки или электродрели со специальной насадкой в течение 8-10 минут
до получения однородной массы. Температура приготовления герметика (20 ± 5)
°С. Время перемешивания компонентов 8-10 мин. Если температура в помещении
снизилась до +15 °С, время перемешивания следует увеличить до 15-20 мин. При
перемешивании герметика насадку следует перемещать от центра емкости к краям
и обратно

	
Двухкомпонентные герметики
в заводской упаковке (основная и отверждающая пасты)

	
Электромешалка или электрическая
дрель со специальной насадкой (число оборотов шпинделя 400-500 об/мин),
металлические рабочие емкости


	
Основные работы


	
5.

	
Герметизация открытых
вертикальных стыков водоотбойной лентой

	
Выполняется с перекрытия. 

Гофрированную водоотбойную
ленту из алюминиевого сплава устанавливают так, чтобы крайние гофры были
обращены к фасаду. 

Лента должна свободно без
деформаций входить в паз, а при зазоре между фиксирующими гранями более 20 мм
устанавливают две ленты, склепанные по краям. 

Выступающий за верхнюю
грань конец ленты следует срезать ножовкой. 

В местах пересечения
горизонтальных и вертикальных стыков устраивается дополнительная защита, для
чего выступающий сверху припуск воздухозащитной ленты загибается и приклеивается
на гребень панели. Сверху на нее наклеивается слив из гидроизоляционного
материала и устанавливается опорная пластина из алюминиевого сплава (рис. 2).

	
Длина водоотбойной ленты
должна соответствовать высоте этажа

	
Водоотбойная алюминиевая гофрированная
лента, слив из гидроизоляционного материала, опорная пластина из ОП-1
алюминиевого сплава, клей типа КН-2 (ГОСТ 24064-80) или др. аналогичный

	
 


	
6.

	
Уплотнение стыков пористыми
прокладками

	
В «открытые» вертикальные
стыки прокладки устанавливают с внутренней стороны на клее типа КН-2 (рис.
2). 

В «закрытые» вертикальные и
горизонтальные стыки прокладки устанавливать: 

- «насухо», - со стороны
фасада; 

-на клее, - при установке
второй прокладки в вертикальный «закрытый» стык с его внутренней стороны
(рис. 3, 4). 

Температура клея +15-20 °С

	
Диаметр прокладок,
устанавливаемых в стык, принимается с учетом их поперечного обжатия на 20-50 %.
Прокладки устанавливают с помощью деревянной конопатки в сухие очищенные и
прогретые стыки. 

Наращивать прокладки по
длине следует на расстоянии не менее 0,5 м от мест пересечения горизонтальных
и вертикальных стыков

	
Пенополиэтиленовые
погонажные изделия «Вилатерм» (ТУ 2291-009-03989419-96). Клей КН-2 -(ГОСТ 24064-80) или другой аналогичный клей

	
Кисть-ручник КР-35 ГОСТ 10597-87*, конопатка деревянная, люлька навесная самоподъемная ЛЭ-30-250,
ЛЭ-100-300, эл. калорифер


	
7.

	
Оклейка вертикальных стыков
воздухозащитной лентой

	
Ленту типа «Герлен» и
аналогичные ей наклеивают с внутренней стороны стыка, предварительно сняв
подложку из силиконизированной бумаги, или полиэтиленовой пленки, не
вытягивая, а плотно прижимая и разглаживая от центра к краям в поперечном
направлении. Воздухозащитную ленту без клеевого слоя наклеивают на прогретые
бетонные поверхности с помощью клея типа КН-2 (рис. 2), для чего
предварительно приготовленный клей наносят на бетонные поверхности стыков и
поверхность ленты. После подсыхания клея до
«отлипа» плотно прижимают ленту к бетонным поверхностям и тщательно
разглаживают от центра к краям в поперечном направлении, чтобы исключить
образование воздушных пузырей. Положение верхнего среза ленты при ее наклейке
(величина припуска) должно точно соответствовать проекту

	
Температура воздуха не ниже
-20 °С при отсутствии атмосферных осадков

	
Лента герметизирующая
самоклеящаяся «Герлен» (ТУ5572-009-055108038-98), «Аргесал» (ТУ 21-29-148-89), клей КН-2 (ГОСТ 24064-80) и или другой аналогичный клей

	
Кисть-ручник КР-35 ГОСТ 10597-87*, эл. калорифер


	
8.

	
Герметизация «закрытых»
стыков наружных стеновых панелей вулканизирующимися герметиками

	
Герметизация стыков
«закрытого» типа вулканизующимися герметиками производится по основанию из
пенополиэтиленовых прокладок Вилатерм, установленных в стык «насухо».
Заполнение устья стыка мастикой производится с помощью пневматического или
ручного шприца, либо шпателем. При большом раскрытии стыка мастику следует
наносить в несколько приемов. После укладки слоя мастики его следует
разровнять с помощью деревянной расшивки, смоченной в воде (рис. 3, 4)

	
Температура не ниже -20 °С
при отсутствии атмосферных осадков. Температура герметика в момент
герметизации независимо от температуры наружного воздуха должна быть не ниже
+15 °С. Толщина нанесенного слоя герметика не менее 3-х мм

	
Вулканизирующиеся
герметики: АМ-0,5 (ТУ 84-246-85), ЛТ-1 (ТУ 38-103650-88), Элур (ЛТ-2) (ТУ
5772-005-03993339-96) и т.п., клей КН-2 (ГОСТ 24064-80) или другой аналогичный клей

	
Штапель универсальный со
сменными полотнами, шприц ручной для мастик, пневмошприц для мастик,
передвижная компрессорная установка для монтажных работ СО-7Б, шланг
резиновый Г-10 диаметром 9 мм, деревянная расшивка


	
3.
СДАТОЧНО-ПРИЕМОЧНЫЕ ИСПЫТАНИЯ


	
9.

	
 

	
Работы по герметизации
стыков должны выполняться под контролем технического персонала строительно-монтажного
управления (участка) и периодическим контролем лаборатории

	
 

	
 

	
Линейка металлическая ГОСТ 427-75*, штангенциркуль ГОСТ 166-89*, шпатель


	
10.

	
 

	
Контроль качества
герметизационного шва «закрытого» стыка заключается в: 

- проверке непрерывности и
толщины слоя герметика; 

- соблюдении проектного профиля
герметика в стыках; 

- величины адгезии
герметика к фаскам панелей

	
Проводится визуально и с
помощью измерительных инструментов (линейки, штангенциркуля). При пробном
отслаивании герметика шпателем от боковых граней стыка разрушение должно происходить
по герметику

	
 

	
 


	
11.

	
 

	
Водоотбойная лента должна
свободно без деформаций входить в «открытый» стык и перекрывать его полностью
на всю длину. Водоотводящие сливы (водоотводящие фартуки) должны быть без деформаций
установлены на все без исключения пересечения вертикальных и горизонтальных
стыков

	
Контроль проводится
визуально

	
 

	
 


							


4. ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА
БЕЗОПАСНОСТИ

1. При производстве работ по герметизации стыков наружных стеновых панелей
должны соблюдаться требования СНиП III-4-80* «Техника безопасности в
строительстве», «Правила пожарной безопасности при производстве
строительно-монтажных работ (утвержденных ГУПО МВД СССР 26.02.86 г.).

2. Перед началом работ на строительной площадке должны быть вывешены
плакаты и предупредительные надписи, разъясняющие безопасные приемы выполнения
работ.

3. К работе по наклейке лент и нанесению мастик, которые содержат
токсичные, легколетучие и огнеопасные вещества допускаются лица, прошедшие
медицинское освидетельствование и обучение, а также проинструктированные о
свойствах материалов и мерах пожарной безопасности.

4. Запрещается пользоваться открытым огнем и курить в местах, где производится
розлив, дозировка и перемешивание клеев, растворителей и др. ЛВЖ.

5. Клей КН-2 и другие виды клеев, растворители, а также тара из под них
пожаро- и взрывоопасны. Запрещается оставлять пустую тару на перекрытии и в
будке герметчиков. Каждый рабочий должен знать правила обращения с огнеопасными
и легковоспламеняющимися материалами и инструкции по предотвращению и тушению
пожаров.

6. Пустую тару из-под клея и растворителей запрещается оставлять на
перекрытии или в будке герметчиков ввиду ее взрывопожароопасности.

7. Для предотвращения искрообразования запрещается вскрывать
металлическую тару с клеями, растворителями и др. ЛВЖ, ударяя по ней стальным
инструментом. Открывать тару следует не искрящимся бронзовым инструментом или
деревянной конопаткой.

8. Электрооборудование для приготовления, подогрева и нанесения
герметчика и перемешивания клея должно быть в исправном состоянии и заземлено.
Периодически должны проверяться электрическая прочность и электросопротивление
изоляции. Электрооборудование будки герметчиков также должно быть исправным,
проверено и заземлено. Включать и выключать разрешается только дежурному
электрику. Запрещается пользоваться неисправным или искрящим
электрооборудованием, инструментом.

9. Рабочие-герметчики должны быть обеспечены защитной спецодеждой,
рукавицами, резиновыми перчатками профилактическими мазями для смазывания рук.

17.2. ГЕРМЕТИЗАЦИЯ
СОПРЯЖЕНИЙ ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ БЛОКОВ С ПРОЕМАМИ СТЕН В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ

1.
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящий регламент распространяется на работы по герметизации
сопряжений оконных и дверных блоков с проемами стен в зимних условиях при
температуре от +5° и до температуры не ниже -20 °С.

2. Регламент содержит описание технологического процесса, его основные
параметры, используемые материалы, инструменты, приспособления и средства
механизации, а также основные правила техники безопасности.

3. Регламент составлен на основании требований СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции», ВСН 42-96 «Инструкция по
технологии герметизации окон, витражей и других конструкций с применением
вулканизующихся герметиков», ВСН 54-96 «Инструкция по технологии герметизации и
теплоизоляции стыков панелей, оконных и дверных блоков с применением «макрофлекса»
в жилых домах при ремонте».

2. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ
РЕГЛАМЕНТ


	
№№ п.п.

	
Наименование технологического процесса

	
Состав процесса

	
Основные параметры процесса

	
Используемые материалы

	
Инструменты, приспособления, средства
механизации


	
1

	
2

	
3

	
4

	
5

	
6


	
Подготовительные работы


	
1.

	
Грунтовка поверхностей
четвертей панелей, образующих стык

	
Грунтовка наносится кистью
в заводских условиях сплошной непрерывной пленкой на поверхности, образующие стык.
В случае выполнения этих работ на строительной площадке грунтовку перед
употреблением необходимо перемешать в таре предприятия-поставщика до полной
однородности и после этого произвести контрольную проверку ее вязкости.
Грунтовку следует наносить, обеспечивая равномерное покрытие стыкуемых
поверхностей. На пористые поверхности (бетонные, мраморные и др.) грунтовка
должна наноситься в два слоя

	
Температура нанесения
грунтовочного состава не ниже +15 °С в заводских условиях и на стройплощадке при температуре наружного
воздуха с предварительным хранением грунтовки в будке герметчика

	
Грунтовочные составы:
51-Г-18 (5772-028-04001232-96) или другой аналогичный материал

	
Кисть-ручник КР-35


	
2.

	
Подготовка проема и
монтируемой конструкции

	
Внутренние поверхности
проема и внешние поверхности рамы (коробки) монтируемой конструкции в зимних
условиях следует особенно тщательно
очистить от наплывов раствора, пыли, грязи и других загрязнений, а также инея,
снега и наледи; 

- масляные поверхности
следует обезжирить;

	
Температура не ниже -20 °С
при отсутствии атмосферных осадков

	
Концы обтирочные

	
Кисти, щетки металлические,
волосяные, шпатели


	
- при ремонте необходимо восстановить
целостность элементов стыков и фасадов, что включает в себя восстановление
водозащитной функции противодождевого гребня, целостности «зуба», углов и
граней панелей; 

	
Полимерцементные составы с
эмульсией ПВА

	
 


	
- поверхности в местах
контакта восстанавливаемой части и бетона панели следует обработать
полимерцементными составами с 20 % раствором эмульсии ПВА;

	
 

	
 


	
- просушить и прогреть поверхности
граней четвертей проемов путем продувки горячим воздухом;

	
 

	
Эл. калорифер


	
- при хранении и
транспортировке герметизирующих материалов в осенне-зимний период перед монтажом
их следует выдерживать в будке герметчика при температуре не ниже комнатной
не менее 12 часов. 

Категорически запрещается
удалять снег и наледь горячей водой или паром

	
 

	
 


	
Вспомогательные работы


	
3.

	
Заготовка по размерам уплотнительных
лент

	
Заготовку по размерам
уплотнительных лент следует выполнять в обогреваемой будке герметчика на
монтаже непосредственно из ролика: 

- ленты по длине
раскраивают для потолочного стыка по размеру проема между вертикальными
откосами, для вертикальных стыков - от потолочного откоса до низа проема; 

- ролик уплотнительной
ленты освобождают от упаковочной защитной ленты примерно на 3-4 см (для
удобства выдерживается опережение отслоения защитной ленты от материала до
полного использования ролика)

	
Температура обогреваемой
будки герметчика, не ниже +15 °С

	
Уплотнительные ленты

	
Нож


	
Основные работы


	
4.

	
Крепление уплотнительных
лент по периметру оконного блока

	
Крепление уплотнительных лент
по периметру оконного блока рекомендуется выполнять в следующей
последовательности: 

- крепить ленту следует к
наружной поверхности рамы (коробки), для чего необходимо обеспечить точность
ее размещения так, чтобы лента не оказалась за внешней гранью четверти
проема;

- ленту устанавливают
вначале на оба вертикальных стыка и затем на горизонтальные стыки; 

- приклеивать ленту
необходимо так, чтобы внутренний край клеящегося слоя совпал с гранью рамы; 

- единым условием является
требование крепления внутреннего клеящего слоя на раму конструкции на ширину
не менее 10 мм;

- при наклеивании
уплотняющих и герметизирующих лент на стыки запрещается вытягивать ленту. 

Наклеивать и прикатывать
ленту следует так, чтобы поверхность ленты была ровной, без складок, вздутий
и воздушных пузырей. Лента должна плотно приклеиваться к кромкам, повторяя
конфигурацию поверхности стыков

	
Температура обогреваемой
будки герметчика, не ниже +15 °С

	
Уплотнительные ленты

	
Ролик прикаточный


	
5.

	
Установка (монтаж) и механическое
крепление конструкции заполнения проема

	
После проведения всех
подготовительных и вспомогательных работ установить оконный или дверной блок
в проем стеновой панели на несущие подкладки, выровнять его в вертикальной и
горизонтальной плоскостях с помощью дистанционных клиновидных подкладок,
просверлить в определенных местах ПВХ профилей и соответственно в бетонной
панели отверстия. Затем в эти отверстия забить специальный крепеж с
антикоррозийным покрытием

	
 

	
Оконный или дверной блок,
несущие прокладки

	
Дрель, дистанционные
клиновидные подкладки, специальный крепеж с антикоррозийным покрытием


	
6.

	
Установка слива из
оцинкованной стали

	
Установить и закрепить
саморезами слив, при этом верх листа оконного слива необходимо завести в нижний
фальц оконной (дверной) коробки на глубину 8-10 мм так, чтобы он зацепился за
коробку, а боковые поверхности отогнуть и завести в штробы (канавки) боковых
поверхностей наружных откосов; сливы крепить в торцах к вертикальным откосам
панели с помощью дюбель-гвоздя с шайбой. Для комплектов с балконной дверью
оконный слив крепится в торце к вертикальному откосу панели, а второй конец
пристреливается к подоконной плоскости панели также дюбель-гвоздем с шайбой.
В проемах шириной более 1200 мм следует предусмотреть промежуточное крепление
к подоконной плоскости панели, либо в середине слива по длине, либо в двух
местах, т.е. 1/3 длины слива

	
 

	
Слив из оцинкованной стали

	
Дрель, саморезы,
дюбель-гвозди с шайбой


	
7.

	
Заполнение полостей стыков
пеной

	
Для качественной заделки
стыка необходимо обеспечить равномерное заполнение стыка монтажной пеной на
всю глубину. Допускается оставлять незаполненным зазор в стыке, если его
глубина со стороны наличника не превышает 15 мм. Величина зазора должна быть
не более 2 мм

	
 

	
Монтажная полиуретановая
пена

	
Пистолет


	
8.

	
Нанесение герметика

	
Перед установкой подоконной
плиты следует сначала нанести на торцы в месте контакта с оконной коробкой и откосами
слой качественного однокомпонентного или двухкомпонентного герметика с
помощью шпателя или шприца. 

Двухкомпонентные
вулканизующиеся герметики приготавливают путем смешивания основной и
отверждающей паст. Их соотношение указывается в паспорте, сопровождающем
каждую партию герметика. Одна порция герметика должна быть использована в
течение 4-х часов. 

При большом раскрытии стыка
герметик следует наносить в несколько приемов. 

После укладки слоя
герметика, его следует разровнять с помощью деревянной расшивки, смоченной
воде

	
Смешивание компонентов
герметика проводят в теплом помещении (будке герметчика) в рабочей емкости с
помощью мешалки или электродрели со специальной насадкой в течение 8-10 минут
до получения однородной массы. Температура приготовления герметика (20 ± 5)
°С. Время перемешивания компонентов 8-10 мин. Если температура в помещении
снизилась до +15 °С, время перемешивания следует увеличить до 15-20 мин. При перемешивании герметика насадку следует перемещать от центра
емкости к краям и обратно. Однокомпонентный герметик в заводской упаковке
перемешивания не требует. Толщина нанесенного слоя герметика должна быть не
менее 3-х мм

	
Двухкомпонентные герметики
в заводской упаковке (основная и отверждающая пасты) Элур (ЛТ-2) (ТУ
5772-005-03993339-96) и т.п., однокомпонентные герметики в заводской упаковке

	
Электромешалка или
электрическая дрель со специальной насадкой (число оборотов шпинделя 400¸500 об/мин), металлические рабочие емкости шпатель, шприц, деревянная
расшивка


	
9.

	
Установка подоконной плиты

	
После нанесения герметика
следует поставить подоконную плиту на слой цементного раствора марки М 150.
Затем необходимо закрепить подоконную плиту шурупами, которые ставятся в
заранее просверленные отверстия в местах расположения деревянных пробок,
предусмотренных в панелях

	
 

	
Подоконная плита, цементный
раствор марки М150

	
Дрель, шурупы


	
3. СДАТОЧНО-ПРИЕМОЧНЫЕ
ИСПЫТАНИЯ


	
10.

	
 

	
Работы по герметизации сопряжений
оконных и дверных блоков с проемами стен в зимних условиях должны выполняться
под контролем технического персонала строительно-монтажного управления
(участка) и периодическим контролем лаборатории

	
 

	
 

	
Линейка металлическая ГОСТ 427-75, штангенциркуль ГОСТ 166-89, шпатель


	
11.

	
 

	
Контроль качества герметизации
сопряжений оконных и дверных блоков с проемами стен в зимних условиях
заключается в: 

- проверке непрерывности и
толщины слоя герметика; 

- соблюдении проектного
профиля герметика в стыках; - величины адгезии герметика к фаскам панелей

	
Проводится визуально и с
помощью измерительных инструментов (линейки, штангенциркуля). При пробном
отслаивании герметика шпателем от боковых граней стыка разрушение должно
происходить по герметику

	
 

	
 


	
12.

	
 

	
Контроль качества уплотнения
лентой заключается в том, что должны выполняться следующие требования: 

- уплотнительная лента
должна быть приклеена так, чтобы она не оказалась за внешней гранью четверти
проема; 

- внутренний край
клеящегося слоя должен совпадать с гранью рамы;

- ширина внутреннего
клеящего слоя была не менее 10 мм; 

- поверхность ленты должна
быть ровной, без складок, вздутий и воздушных пузырей; 

- лента должна плотно
приклеиваться к кромкам, повторяя конфигурацию поверхности конструкции

	
Контроль проводится визуально
и с помощью измерительных инструментов (линейки, штангенциркуля)

	
 

	
 


	
13.

	
 

	
Качественная заделка стыка
обеспечивается равномерным заполнением стыка монтажной пеной на всю глубину и
величиной зазора не превышающей 2 мм

	
Контроль проводится
визуально и с помощью измерительных инструментов (линейки, штангенциркуля)

	
 

	
 


											




4. ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА
БЕЗОПАСНОСТИ

1. При производстве работ по уплотнению и герметизации стыков наружных
стеновых панелей должны соблюдаться требования СНиП III-4-80* «Техника безопасности в строительстве»,
«Правила пожарной безопасности при производстве строительно-монтажных работ»
(утвержденных ГУПО МВД СССР 26.02.86 г.).

2. Перед началом работ на строительной площадке должны быть вывешены
плакаты и предупредительные надписи, разъясняющие безопасные приемы выполнения
работ.

3. К работе по наклепке лент и нанесению герметиков, которые содержат
токсичные, легколетучие и огнеопасные вещества, допускаются лица, прошедшие
медицинское освидетельствование и обучение, а также проинструктированные о свойствах
материалов и мерах пожарной безопасности.

4. Запрещается пользоваться открытым огнем и курить в местах, где
производится розлив, дозировка и перемешивание герметиков, растворителей и др.
ЛВЖ.

5. Запрещается оставлять пустую тару на перекрытии и в будке герметчиков.
Каждый рабочий должен знать правила обращения с огнеопасными и
легковоспламеняющимися материалами и инструкции по предотвращению и тушению
пожаров.

6. Пустую тару из-под растворителей запрещается оставлять на перекрытии
или в будке герметчиков ввиду ее взрыво- и пожароопасности.

7. Для предотвращения искрообразования запрещается вскрывать
металлическую тару с растворителями и др. ЛВЖ, ударяя по ней стальным
инструментом. Открывать тару следует не искрящимся бронзовым инструментом или
деревянной конопаткой.

8. Электрооборудование для приготовления, подогрева, перемешивания и
нанесения герметика должно быть в исправном состоянии и заземлено. Периодически
должны проверяться электрическая прочность и электросопротивление изоляции.
Электрооборудование будки герметчиков также должно быть
исправным, проверено и заземлено. Включать и выключать его разрешается только
дежурному электрику. Запрещается пользоваться неисправным или искрящим
электрооборудованием и инструментом.

9. Рабочие-герметчики должны быть обеспечены защитной спецодеждой,
рукавицами, резиновыми перчатками и профилактическими мазями для смазывания
рук.
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