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вист Наименование и обозначение документе в. 
Наименование Аиста

Стр.

СбНЗЬ И СИГНАЛИЗАЦИИ -  СС

1 Общие данное 3
г Принципиальная схема организации связи и 4

сигнализации
3 Плана расположения оборудования и сетей на отм. Q061 б

£ осях A -в  и f-Sj И -Л и 1-5
4 План расположения оборудования и сетей на отм. 0,000 6

Схем6( сетей: комплексной, ГАТС, ПРГС и ГРТС
5 План расположения оборудования. Ведомость 7

объемов электромонтажная pdcTom
6 Схеме! кабелбнах соединений и кабельное соеди- 8

нения „ Кристам -70 ", МСКЗ -/00-/05, ПДСВ

АВТОМАТИЗАЦИИ ОТОПЛЕНИИ И ВЕНТИЛЯЦИИ -АОВ

1 Общие данное С начало) Я
£ Общие данное С окончание) 70
5 Система П1-П6 11

Схема соединений внешних проводок
(начало)

4 Систем в/ /7/-/75Т 12.
Схема сочинении внешних проводок
( окончание)

5" Системе/ /76, П8-П/8 , 7720-7725. 15
Схема соединений внешних проводок
( начало)

6 Системб/ 176, /78 -/778, 7720 -/725. /4
Схема соединений внешних проводок
( окончание)

7 Системе/ П7, П19. 16
Схема соединений внешних проводок

Лист Наименование и обЬзначение докдментов. 
Наименование листа

Стр.

8 Системе! П1-П5, 777, /719. 76
Схема подключений внешних проводок

Я Системе! /76, П8 -7718, 7720-1725. 17
Схеме! подключений внешних проводок

10 Система 65. 13
Схема электрическая принципиальная
управления

11 Система S3. 19
Схема соединений внешних проводок

12 Системе/ У1, 92 (93-9ft). 20
Схеме/ автоматизации, электрическая
принципиальная управления

15 Састемег У/, У2. -У/5.У/У. 21
Схема соединений внешних проводок

/4 Тепловой пункт л/7. 22
Схема, автоматизации

16 Тепловой пункт ПИ. 2<5
Схеме/ электрическая принципиальная
питания и соединений внешних
проводок

16 Тепловой пункт //- 2. 24
Схемы автоматизации и соединении
внешних проводок

17 Тепловой узел. £5"
Схемы автоматизации и соединении
внешних проводок

18 План расположения (начало) 26
19 План расположения (продолжение) 27
20 План расположения (продолжение) 28
21 План расположения (продолжение) 2Я
22 План расположения (продолжение) 30
23 План расположения (окончание) 37

вист Наименование а обозначение документов. 
Наименование листа Стр..

АВТОМАТИЗАЦИЯ КОНТРОЛЯ ЗАГАЗОВАННОСТИ -  АКЗ

1 Общие данные 32
2 Схема электрическая принципиальная 35

контроля и сигнализации (начало)
3 Схема электрическая принципиальная 34

контроля и сигнализации (окончание)
4 Схема соединении внешних проводок 36

( начало)
5 Схема соединении внешних проводок 36

( продолжение)
6 Схема соединении внешних проводок 37

(  продолжение)
7 Схема соединений внешних проводок 38

( окончание)
8 План расположения (начало) 59
9 План расположения ( окончание)

5 0 3 -2 -4 5 . 91

ПИП Коростеле̂ Производственный корпус Стасгшвист Листов
Нконгр. Малахов авттранспошоги предпртаэ нагооавгдоусов с 7 закрытой с̂тоянкой рНачШ Малахов
Ж  ГО- Блиаова Содержание альбома 7 ГИПРОАВТОТРАНС 

Воронежское АП
ШХш?полова
ИНЖ./ПШ1Якушева tou/tk'

ftonupofo/i: fflffihf- 2 Формат АУ.
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ВЕДОМОСТЬ РД60ЧИК ЧЕРТЕШЕЙ основного комплект/)

Лист Н а и м е н о в а н и е Примечание

1 ОбШИЕ ДАННЫЕ
2 Принципиальная схема организации связи и  сигнализации

ъ П л а н ы  р а с п о л о ж е н и я  о бо руд ов ани я  и  с етей  н а

отм. 0.0000 в осях Д -6  и  Г Б ;  И~Л и Г З
4 ОЛАН РАСПОЛОШЕНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ НА ОТМ. 0000. СХЕМ Я СЕ-

ТЕИ г КОМПЛЕКСНОЙ г ГАТС, ПРГС и ГРТС
Б Пл а н  расположения оборудования. Ведомость объемов

э л е к тр о м о н т а ж н ы х  р а б о т
б Схемы  кабельных  соединений  и  кабельные соединены

Л и с т а м - W \  МШ -Ю О-Ш З, 1ГАСВ

ВЕДОМОСТЬ ССЫЛОЧНЫХ И ПРИЛАГАЕМЫХ ДОКУМЕНТОВ

Об о з н а ч е н и е Н а и м е н о в а н и е Примечание

П р и л а га е м ы е  д о к у м е н т ы

m-2-43.9t-CC.C0 Сп ец и ф и к а ц и я  оборудования  и Альбом  11
МАТЕРИАЛОВ НА СИСТЕМЫ СВЯЗИ И
СИГНАЛИЗАЦИИ

503-a-b3.9i-CC.BM Ведомость потребности 6 материалах Альбом &
по рабочим ЧЕРТЕнсам оснобново

комплекта  „ с с "

У казание по привязке проекта

Пр и  п р и в я з к е  п р о ек та  уточняется  и  реш ается  ••
а) МЕСТО ВВОДА ТЕЛЕФОННОГО и  РАДИО ПАВЕЛ ЕЙ \

S) ПОДКЛЮЧЕНИЕ АБОНЕНТСКИХ ТОЧЕК ТЕЛЕФОН

НОЙ СВЯЗИ РАДИО к СООТВЕТСТВУЮЩИМ СТАНЦИОННЫМ 
устройством  ПРЕДПРИЯТИЯ.

Типовой ПРОЕКТ РАЗРАБОТАН В СООТВЕТСТВИИ С ДЕЙСТВУЮ' 

ЩИ МИ НОРМАМИ И ПРАВИЛАМИ И ПРЕДУСМАТРИВАЕТ МЕРОПРИ'
т $ ,  о б е с п е ч и в а ю щ и е  в з р ы в о п о ж а р н ую  и  п о ж а р н у ю  

БЕЗОПАСНОСТЬ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЗДАНИЯ.

Главны й  и н ш е н е р  п р о е к т а  Ш М росгь/л е в

Об щ и е  у к а з а н и я

д производственном корпусе предусмотрены следующие ВИДЫ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ СВЯЗИ!

a ) ТЕЛЕФОННАЯ СВЯЗЬ ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕФОННОЙ СЕТИ (  ГАТСЛ* 

ПРЕДУСМОТРЕНА УСТАНОВКА ТЕЛЕФОННЫХ АППАРАТОВ ТИПА „ СпЕКТР-в";

b)  о п е р а т и в н а я  связь  НАЧАЛЬНИКА ПРЕДПРИЯТИЯ;

S)ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ АВТОМАТИЧЕСКАЯ ТЕЛЕФОННАЯ СВЯЗЬ (ПАТС);
Г) ОПЕРАТИВНАЯ Связь 4ИСПЕТЧЕРА Ц У П >
3) 9АЕКГРОЧА сОФИКАЦИЯ>
в)ПОИСКОВО' РАСПОРЯДИТЕЛЬНАЯ ГРОМКОГОВОРЯЩАЯ СВЯЗЬ (  ПРЕС);

Ш) РАДИОФИКАЦИЯ СТРТС) ;  
ь)ВЫЗЫВНАЯ СИ ГН А ЛИ ЗА Ц И Я •
Ме с та  у с т а н о в к и  а б о н е н т с к и х  т о ч е к , у к а з а н н ы х  в и д о в  связи

С ПОМОЩЬЮ УСТАНОВКИ ТИПА ЬТРИСТАЛЛ'Ю ПУЛЬТ 1 МОНТИРУЕТСЯ В

ПОМЕЩЕНИИ Ц У Я , п уль т  2 'В  к а б и н е т е  г л а в н о г о  и н ж е н е р а  

Ад м и н и с т р а т и в н о - б ы т о в о г о  к о р п у с а ;
ОПЕРАТИВНАЯ гром коговорящ ая  связь ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ с помощью  

МАЛОГО СТАЦИОНАРНОГО ЗВУКОУСИЛИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА М С КЗ'/00'103.

9 ЛЕКТРОПИТАНИЕ УКАЗАННЫХ ВЫШЕ УСТАНОВОК ПРЕДУСМОТРЕНО 

ОТ СЕТИ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА 220В.
Д ля ЗАЩИТНОГО ЗАЗЕМЛЕНИЯ УКАЗАННОГО ВЫШЕ ОБОРУДОВАНИЯ 

ИСПОЛЬЗУЮТСЯ ЗАЗЕМЛЯЮЩИЕ КОНТАКТЫ ЗАЕКТРОРОЗЕТОК, ЗАПРОЕКТИРО
ВАННЫХ в ЧЕРТЕЖАХ МАРКИ „ 20?

Распределительная  сеть п р о и зв о д с тв ен н о й  а в т о м а т и ч е с к о й  те
л е ф о н н о й  СВЯЗИ, ОПЕРАТИВНОЙ СВЯЗИ НАЧАЛЬНИКА, ДИСПЕТЧЕРА И ЭЛЕК- 

ТРОЧАСОФИКАЦИИ ЗАПРОЕКТИРОВАНА КОМПЛЕКСНОЙ И ВЫПОЛНЯЕТСЯ 

КАБЕЛЯМИ МАРКИ Т П П , ПРОКЛАДЫВАЕМЫМИ ПО QTEHE ОТКРЫТЫМ СПОСОБОМ.

А б о н е н т с к а я  с е т ь  к  телеф о н н ы м  а п п а р а т а м  НАТО и о п е р а т и в н о й  

Связи ДИСПЕТЧЕРА,НАЧАЛЬНИКА ВЫПОЛНЯЕТСЯ ПРОВОДОМ МАРКИ 7РП
2*0,4. Р ас х о д  п р о в о д а  ТЕП  п р и н я т  из  р а с ч е т а  45м н а  а б о н е н 

тс к у ю  т о ч к у •
Або н ен тс к а я  сеть к  э л е к т р и ч е с к и м  в то ри ч н ы м  часам  н а р у ж н о й  

у с та н о в к и  в ы п о л н я е т с я  проводом  м а р к и  ПРППМ2*0,в ПРОКЛАДЫВА

ЕМЫМ ПО СТЕНЕ СКРЫТЫМ СПОСОБОМ i К  ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ВТОРИЧНЫМ 

ЧАСАМ ВНУТРЕННЕЙ УСТАНОВКИ ВЫПОЛНЯЕТСЯ ПРОВОДОМ М/ТРКИ 

ПТП/Н 2*1,2.
Ра с п р е д е л и т е л ь н а я  сеть р а д и о  з а п р о е к т и р о в а н а  п р о в о д о м  м а р - 

КИ ПТПШ  2x1,2; АБОНЕНТСКАЯ -ПРОВОДОМ МАРКИ П Т П Ш  2*0,6, ПРО■ 

КААДЫВАЕМЫМ ПО СТЕНЕ СКРЫТО.

П о и с к о в о - р а с п о р я д и т е л ь н а я  г р о м к о г о в о р я щ а я  связь и  испо ль 
з у е т с я  ДЛЯ ОПОВЕЩ ЕНИЯ О П О Ш Р Е  Н У  ПРАВЛЕНИЯ ЭКСПЛУАТА
Ц И ЕЙ , ПОЭТОМУ ГРОМКОГОВОРИТЕЛИ ПОДКЛЮЧАЮТСЯ К СЕТИ БЕЗ

СОЕЛМНИТЕЛЬНЫХ РОЗЕТОК, НЕДОАМНЫ ИМЕТЬ РЕГУЛЯТОРОВ ГРОМКОС
ТИ И ОТКЛЮЧАЮЩИХ УСТРОЙСТВ.

ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ СЛЕДУЕТ 

РУКОВОДСТВОВАТЬСЯ•

„  Об щ е й  и н с тр ук ц и е й  по строительству Ли н е й н ы х  сооруж е 

н и й  TTGn -ИЗДАТЕЛЬСТВО „ СВЯЗЬ]

„ П рав и ла  строительства и  р е м о н т а  воздуш ны х  ли н и й  свя

зи и радиотрансляционных  с е те й *части1,Щ ' Связьизддт.
У с л о в н ы е  о б о з н а ч е н и я  

Установка оперативной телефонной  связи  д и с п е т ч е р а  
т и п а  „К ристалл- 70"

Ап п а р а т  т е л е ф о н н ы й : 1-опЕРАтиеной связи н а ч а л ь н и к а ; 
От ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ СВЯЗИ; 3- ДИСПЕТЧЕРСКОЙ СВЯЗИ S
4 -  го р о д с к о й -

/ААЛЫЙ СТАЦИОНАРНЫЙ зв ук о у с и л и те л ь н ы й  к о м п лек с  

мощностью 100В т, т и п а  МСКЗ-ЮО-ЮЗ 

Коробка те л е ф о н н а я  р а с п р е д е л и т е л ь н а я  ти п а  КРТН 10*2 

Час ы  э л е к т р и ч е с к и е  в т о р и ч н ы е  о д н о с то р о н н и е  

Гр о м к о го в о р и те л ь  а б о н е н т с к и й  т и п а  Та й г а  - 544 *
/- с е т и  ПРГС; 2 '  с е т и  ГРТС 
Ко ло н к а  звуковая  т и п а  „ 2 к ъ -1 "м о щ н о с ть ю  26А  

Г оров к  л универсальная  д л я  р а д и о т р а н с л я ц и о н н ы х  
линий типа Ш-П
Ц ифры , стоящ ие рядом с о б о з н а ч е н и я м и  т е л е ф о н н ы х

АППАРАТОВ (ИЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ВТОРИЧНЫХ ЧАСОВ)

Об о з н а ч а ю т : в ч и сли теле - н о м е р  р а с п р е д е л и т е л ь н о й

КОРОВКИ/РК); В ЗНАМЕНАТЕЛЕ-МАРКИР08КА ПЛИНТОВ ( РК)>

Ц и ф р ы , с то я щ и е  ряд ом  с о б о з н а ч е н и е м  РК/, о б о з н а ч а 

ю т • В ЧИСЛИТЕЛЕ-ПОРЯДШЫЙ ном ер  РК, в ЗНАМЕНАТЕЛЕ-  
Ко л и ч е с тв о  з а д е й с т в о в а н н ы х  п а р -3 

П ровод т р а н с л я ц и о н н ы й , м а р к и  П Т П Ш ;

—  —  К а б е л ь  т е л е ф о н н ы й  м а р к и  777/7.

Привязан "

1_____________...
—

I HHB.N2 |

ГОЗ-2-43.91-СС

Производственный корит сАВТОТРАНСПОРТНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 
НА200ЛвТОбУСОВ С ЗАКРЫТОЙ СТОЯНШ

ШШИ ШТМЖЪГШПЩТИП Коростелев
Ш Я Я Ш Я ШМАЛАХОВ

Общие данные гиш ьтатрлнсВОРОНЕЖСКОЕ АРЕНДНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
ЖЩ-

t _ ] L.. __
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И с и г н а л и з а ц и и  п р и в е д е н ы  на  п р и н ц и п и а л ь н о й  СХЕМЕ ОРГАНИЗАЦИИ З ф 4 0  

связи И СИГНАЛИЗАЦИИ, СМОТРИ АИСТ 2.
Оп е р а т и в н а я  т е л е ф о н н а я  связь д и с п е т ч е р а  ЦУП осущ ествляется
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Принципиальная схема организации сблзи и сигнализации
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трансляционная 

сёяз ь Г ГРТС) Й {

Вызыбнал
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Приблзан ПршзШственныО корпус авто- СладилMem Листов
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Нач-отв. Малахов Принципиальная схема 
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воронежское АПНнж.ш к.Якушева
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План расположения оборудования

R—0

Цуп и комната 
мас/nepq

5,3

Q

10
0 О

= ^ ^ = U1

/, б

С п е ц и ф и к а ц и и
Mapcq
Поз. Обозначение Наименование Кол.

Приме
чание

_ 1 Кристалл-70*’ Установка оперативной
и т  гго.огз телефонной связи 8

составе:
и и т .4 0 7 . оаа-1 пулы основной i
и Ш Фг.чогогг-£ пульт добавочный установлен в АБК

щфг. f/а. (гч сп статив абонентский

1М стагиб общестанционный *
1.5 аппарат телефонный

ТА-бвм АТС (с кнопкой) 70
усилитель уд-г. a

l i l — запасные части, 1
инструмент, и принадлемс-
ности 1
эксп. документы 1

1.9 Паспорт 1
магнитофон 3

г М СКЗ- <00-i03 Малый стационарный
Л  гг . оое.ооэту звукоусилительный

Комплекс i

Z J d Z Усилитель,, Степь-ш ” a

Марка
пог. Обозначение Наименование Кол.

Примеча
ние

2.г радиоприемник..Ишим-ооз i
г .з Ьега-ЭП- НО -  стерео Электропроигрыбанииее

устройство 1
г ,4 S 5 K 3 -1 Z E колонка звуковая a
a .s Н Т -220 рупорный громкоговоритель *
а.б щиток входной *
гл щиток линейный /
е.в кабель соединительный

Стол Изделия
Стул покупные

I

Ведомость объемов электромонтажных работ

Поз Наименование
EQ.
изм. Кол. Примечание

Установка и монтаж оборудования:
установки типа,, Кристалл-70” с.
двумл пультами компл 1

г малого стационарного звукоусилитель-
ноео комплексамскз-то-юз компл. 1

3 телефонного аппарата Т А -7£м -а шт. £

9 усилителя дуплексного шт. a
в усилителя абонентского шт. a

10 магнитофона „ Комета - a ia c ” шт. 3

11 распределительных телефонных
коробок шт. 5

6,7 электрических вторичных часов шт. 1Q

4 громкоговорителя абонентского
„ Тайга- 344" шт. 9

S колонки звуковой типа 2КЗ-7 шт. 11
£9 коробок распределительных ук-п шт. 35
30 розеток щтепсельно-ограничитель-

ных типа Ршэ ШГ. 9
3<-3^ м уф т  пластмассовых шт. и

ie приставки дублирования сигнала вызова шт. 5
13 вызывного устройства шт. 5

Привязан

Инб-л/»-

Поз. Наименование Ед.
изм. Кол. Примечание

/4 т Прокладка кабелей и проводов
18 по стене открыто: Тпп м 1090
19 ТРп м 1910
a 1 по стене скрыто птпж&*об м 70
aa по стене скрыто птпжам.а м /835
23 ппж iSMM* м 30
£5 РВШЭ-5 м 10
2 4 рвш э-а м 50
ao прппм а*о,8 м HQS

a7 Прокладка силовых кабелей : АВВГ м 30
ae лпь м 11

£6 Прокладка провода кроссового: пксв-г м 105

зч Труба бинипластобая для стояка радио м 3

гнп
144. отд.

Копостедеб
Малахов

1Ж.Ш к. Шйшеба

5 0 3 - г -  М3.9 f - C C

.Производственный корпус авто
транспортного предприятии на Z00 
автобусов е закрытой стоянкой
План расположение обору
дование. ведомость объемов 
электромонтажных работ

СтадияМист L/lucmoF

ГИПРОАЬТОТРАНС
Воронежское АП

2^/22 - о ? 8
Копировал: Формат А2
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Схемы ка6ельных саеачнений

” к р и с т а л л - " ? 0
пдев

0тВб6О/15-3

Рупорный
«ромкоаовор

3) колонки

зов зов зов зов 1£0 в 

ОБщ.зов 1йов #  общ. зов./гое

®± HHh®т  Л Д Л  куК /к ^сцлигель полный 
I / „  Степь-юз"

Щиток линем к ын

© ^ S o D O D D p D

i r f ®

К трансляционной
Линии

Кабельные соединения

Поз.
Участок прокладки 
Начало—  конец

маркаемкость
кабеля

кол.
шт. Ал.

м
Общ.
ал.м

Назначение
цепей

Примечание
„ Кристалл-70й

\ Пульт основной— Статив абонентскийт/т5а*г*о,зе 1 - - Смотри схему
2. Пульт основной—  Статив комплексной
абщестанционный тпп5а*г*а,зг 1 - -

■сг
гь8?

В То лее тпп/о*г*о,зг 1 - _

14 Пульт добавочный— Статив

абонентский ТПП50*£*0,3£ 1 30 30
5 Пульт добавочный—  статиб

овщестанцианный (ок) тпп5о*е*о,зг 1 £0 ео
6 Статиб общестанционнмй—

статиб абонентский (Ак/ ТППЮ*£*0,32 £ 5 10
1 Сгатиб общестанционный—5оксН°1TnnS0*2*QJ2 1 15 15
a Статиб абонентский-бокс лИ ТПП50х£хО,Зе 1 15 15
9 Кроссиробка абонентов пкев- е. 70 1.5 105
до Статиб общестанционный-родиоузелПРЛПМ 2*0,8 2 180 360
н Пульт основной— громкоговоритель птпжгм.г 1 /0 10
/2 Пульт основной— усилитель УА-£ РВШЭ-5 1 5 5
13 Пульт добавочный — громкоговоритель птп ж е̂с /, е 1 3 5
,14 Пульт добавочный— усилитель РВШЭ-5 1 5 5
15 Статиб общестанционный—

звонок переменного тока прппме*о .а 1 15 15
16 Статиб ОС—  магнитофоны л1Ч £ ТРП £* 0,4 "1"

W
20

155“
"ад

П Статибы ОС и А К—
выпрямительное устройство ХВВГ 2*2,5 1 10 10 i 608

16 Клеммы,, 3" (земля] оборудования Защитное
заземляющий контакт электророзетки АП в 1* а,5 4 £ б заземление

П р и в я з а н

ннв.№

Поз. Участок прокладка 
Начало -  конец

Марка и 
емкость 
кабеля

Кол.
LUT.

Ал.
м

Общ
дл.

Назначение
цепей

МСКЗ-100- /03
* Щиток линейный — усилительна 'l Кабели входят в

a Усилитель д/°1,г—  щиток входной комплект указанной
3 Щиток входной— радиоприемник аппаратуры
ч Щиток входной— электропроигры-

бающее устройство /
5 Усилители л/Ч£—  микрофоны рвш э-г й 10 I 40 |
6 Щиток входной —  городская п тп ж гн г Смотри схемы

радиотрансляционная сеть сетей г р т с

7 Щиток линейный — абонентские и ПРгс листй

линии 1-й

8 Щиток линей ный— звуковые колонки Кабели входят в комплект
9 Щитоклинейный—  рупорные указанной аппаратуры

громкоговорители
10 Щиток входной —  магнитофон Рвшэ-2, 1 10 10
11 Сеть переменного тока— Учитывается проектом

электророзетка электроосвещения
12 Электророэетка— усилители а!°/,£ Шнуры входят б комплект

радиоприемник, электролроигрывающее указанной аппаратуры
устройство

13 Клеммой"— заземляющий контакт
электророзетки АП8<«е,5 6 3.S £1

ПАС Б

1 ПАС6 — сеть переменного тока Кабель учить электооос/ 6с|етс.я проектом 
ешения

е ПДСВ— телефонный аппарат ТРП £*0,4 1 15 /5
3 ПД Сб— Вызывное устройство,, Ревун" Mere* а,5мл? / £ £
<i ПАС В —  сигнальная лампа I8ere*a,swwa 1 £ £
5 Клемма„3—  заземляющий контакт

электророзетки АПВ1* 5,5мм 1 10 10

5 0 3 -г .-1 )3 .9 /-С С

Производственный корпус аВто- Стадия Л и с т Листовтрпнепортного предприятия на£00 
ашбусои с закрытой стоянкой р 6■ К Г » Ш 1 Я Я Ш 1 И В 2 5 Я

:—
Схемы кабельных соединений 
и кабельные соединенияДристалл-
70,МСК2-100-103, П А С Ь

ГИПРО
вороне

(AbTD ТРАНС
ясское АП

. Ц<гг-оу 9
Копировал-, формат А£
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ВЕДОМОСТЬ РАБОЧИХ ЧЕРТЕЖЕЙ ОСНОВНОГО КОМПЛЕКТА АО?»

Лист Наименование Примечание

1 Общие данное (начало)
2. Обилие данные (окончание)
3 Системе! П1-П5

Схема соединений внешних: проводок
(начало)

h- Системе! Г71-П6
Схема соединений внешних проводок
(окончание)

5 Системе/ Пв,П8~ П78> П20-П23.
Схема соединений внешних проводок
(начало)

6 Системе! Пв,П8-П78 , ПЮ -925.
Схема соединений внешних проводок
(окончание)

7 Системе! 177} 7779.
Схема соединений внешних проводок

8 Система П1-П5,777, 7719.
Схемы подключении внешних проводок

9 Системы П6, 778 -  77/8, П2 0 -П2 3.
Схемы подключений внешних проводок

10 Система 83.
Схема электрическая принципиален а я
управления

11 Система 83.
Схема соединении внешних проводок

11 Системы У1> 9Z ( УЗ-У/ф •
Схеме/ автоматизации .электрическая
принципиаленая управления

1S Система У !,i/Z-yfS, У/4.
Схема соединении внешних проводок

ft Тепловой пднкт Ы°7.
Схема автоматизации

Типовой проект разработан £ соответствии с 
действующими нормами и правилами и предусмат
ривает мероприятия,обеспечивающие взрывопожар
ную и пожарную безопасность при эксплуатации 
здания

________ f/i. инженер проекта dIAT&y*/ Л.П. Коростелев

Лист Наименование Примечание

16 Тепловой пункт Ы°1.
Схемы электрическая принципиаленая
питания и соединений внешних
проводок

16 Тепловой пднкт л/-°2.
Схемб! автоматизации и соединений
внешних проводок

17 Тепловой узел.
Схеме! автоматизации и соединений
внешних проводок

18 План расположения (начало)
19 План расположения (продолжение)
20 План расположения (продолжение)
21 План расположения (продолжение)
22 План расположения (продолжение)
25 План расположения (окончание)

Обозначение Наименование Примечание

И М3-3-87 Информационный материал. Распростра-
Применение щитов щус-of для няет„Глав-
автоматизации приточнбгх монтаж
вентиляционных камер авгоматикй

Прилагаемые документы
ЛОб.СО Спецификация оборудования, Алвбом 11

щитов, электроаппаратуры,
трубопроводной арматуры,
кабелбных изделий и материалов
по автоматизации

АОв.ВМ Ведомости потребности в мате- Алббом12
риалах па рабочим чертежам
основного комплекта марки А 08

ВЕДОМОСТЬ ССЫЛОЧНЫХ И ПРИЛАГАЕМЫХ ДОКУМЕНТОВ

Обозначение Наименование Примечание

С с в точные аокименты
ТМЧ-№-8Ъ ТМЧ-Ю-87, Монтажные чертежи. Распростра-
ТМЧ-ЙШ , тмч-пд-87, Приборы для измерения и регулиро- няетп Г  ПИ
ТМЧ-/50-87. ТМЧ-Г78-89, вания температдры. „Проект-

7МЧ-185-89 Установка на технологических монтаж-
трубопроводах и оборудовании автоматика

Т М Ч -К 8 -8 9 , Монтажные чертежи. г. Москва
ТМ Ч-П1-89 Приборы для измерения и регул и- проспект

рования температуры маршала
Установка на стене и полу /Куковав

ТКЧ-3737-70 Типовые конструкции.
ТКЧ-3159-70 Приборы для измерения U

регулирования давления,
разрежения и расхода
Установка на технологическом
оборудовании и трубопроводах

TM4-S22-86, Монтажные чертежи
ТМЧ-36Ч-85 Приборы для измерения и регулирования

давления, разрежения, расхода а уровня.
Одиночная установка ни полу или стене

привязан

инв.ы:

5 0 5 -2 -4 3 .д /-А О В

т о Коростелев
Производственный корпис 

с закоб/той стоянкой

сгаш лист Листов

Р 1 2ZНконтр. Малахов яНвЬ)/'Нач.ощМалахов, Общие данные 
(начало)

ГИПРОШОТРЖС
ВОРОНЕЖСКОЕ АПзав.го. Ълчаова

Ш Тк Попова М /Х
К о п и р о в а л ' . zs/z2-07 /о форматA Z
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ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ
Проект на автоматизацию отопления и вентиляцииразра

ботан на основании сантехнической части проекта „ Временных 
указаний по проектированию систем автоматизации техно логи
ческих процессов"ВСН281-75 Минприйор СССР и „И нструк
ции по проектированию электроустановок систем автомати
зации технологических процессов"Вен205-84 ММСС СССР.

Проектом предусматривается автоматизация приточных 
систем ЛГП28 , вытяжной система 8Ъ, воздушно-тепловб(х 
завес У!,У2-515,У!4 и теплотехнический контроль парамет
ров води С тепловых пунктах л!!, У  Z а в тепловом 
узле.

ПРИТОЧНЫЕ СИСТЕМЫ П1^П25
Автоматизация приточной системы выполнена в соот

ветствии с информационным материалом „ Применение ища- 
гпоб ЩУС-01 для автоматизации приточных вентиляцион
ных камер" /fm -J-8 7  „ Главмонтажавтоматака п.

Маркировки провоуов на схемах соединении внешних про- 
воуок для П1-П6,П8-П18, П20-Н2Ь выполнена ни основании схем 
ИМЗ'З-дГ л л  15-И , ухя Л7,Н!П -л л . 47-50.

Проектом предусматривается два режима управления: 
местным и дистанционным.

Выбор режима управления производится универсаль
ным переключателем „5М \ установленны/м на ищите 
автоматизации приточное7 системы ицус-Of-Of {для H7j 
П19- ЩУС-01-0в).

Местное управление осуществляется кнопками со 
щита автоматизации, дистанционное -  кнопками, у с та - 
новленны1ми в обслуживаемом помеиценац.

Нормальный останов приточной системы производит
ся кнопкой, установленной на ищите или в обслуживаемом 
помещении, при этом закрывается заслонка наружного 
воздуха.

При тй/ш ети (понижении) температура Роздуха Р 
боздухаРаде регу/итор температура PfCnos.g) Posgeucmfy- 
ет на исполнительный механизм клапана на обратном  
теплоносителе, уменьшая ( увеличивая) количество 
теплоносителя и понижая (повышая) температуру при
точного возууха до нормы.

Проектом предусматривается защ ита калорифера 
от замерзания при включении приточной с и с те м ы  
перед пуском приточного в е н ти ля то р а 3 в  р а б о ч е м  а  
нерабочем режимах.

При включении приточной системы предусматри
вается автоматический предварительный прогрев кало
рифера перед пдеком приточного вентилятора, осдищесгг- 
вляемый путем  открытия клапана на обратном  
теплоносителе.

Пуск приточного вентилятора происходит в том  слу
чае } если температура обратного теплоносителя 
выше 25°С.

Для ЛГН5П12, п/з перед пуском вентилятора вклю
чить кнопкой электронагреватели для оттаивания заслон
ки наружного воздуха. При пуске вентилятора автом ати
чески отключаются электронагреватели заслонка наруж
ного воздуха.

В рабочем режиме за щ и та  выполнена по те м п е р а ту 
ре обратного теплоносителя. При понижении т е м п е р а т у 
ры обратного теплоносителя д о  25°с термаре/улируюищее 
устройство поз. 7 подает команду на полное о тк р в /ти  е 
клапана на обратном теплоносителе и н а  отклю чение  
приточной системы.

в нерабочем состоянии защита вытолнена по тем
пературе воздуха переу калорифером. При понижении 
температуры воздуха до5°С терморегулируюищее устройст
во поз. 6 подает команду на прогрев калорифера путем  
открытия клапана на обратном теплоносителе.

Сигнализация нормальной работе/ вынесена н а  ищит.
При повышении концентрации газа на участках ТО иТР 

и углубленного диагностирования и регулировка газовой 
топливной системы в количестве 20 (о о т нижнего пределе! 
взрываемости автоматически включаются приточные систе
мы HS, Нв -П11, Н1Ч-П18.

АПтом атизация контроля загазованности и дистанци
онное включение систем  Нб, П8 "ПИ, Л!4-П !8  к н о п к а м и , 
установленны м и у  основны/х эвакуационных вы/ходов̂  вы
полнена в отделыном проекте см . листы  марки,, А ГЗ ".

В приточных системах П7, П19 рабочий вентилятор 
сблокирован с резервным.

Приточные системы П1,П2  сблокированы с агрегатами 
установки бес камерной окраски,Н5~ с выл тяж  ной с и с те 
мой 81) П15 -  с 822 . Схемы управления вы/тяжных сис
те м  см. листы! марки „ЭМ“альбом В

ВЫТЯЖНАЯ СИСТЕМА ВЗ

Схемой управления вытяжной системы предусматри
ваются три режима управления: местный, дистанцион
ный и автоматический ввод резерва f А 8Р при падении 
напора воздуха во всасы/ваюищем воздуховоде)

Выбор режима управления производится универсальны/м 
переключателем ,,SA1“, установленны м на стене в е л е - 
ктроищитовой.

ПРИВЯЗАН

ИнВ.|̂

10

ВОЗДУШНО-ТЕПЛОВЫЕ ЗАВЕСЫ У!, У2»-У13,У14-

Схемой управления воздушно-тепловыа завес предусматри
вается местное управление вентиляторов кнопкамиустанов
ленными по месту,и автоматическое в зависимости о т темпе
ратуры воздуха в зоне ворот в рабочее и нерабочее, 
время.

Выбор режимов управления производится пакетны/ми 
переключателями „ SA ", „ПАИи „ SA2 "установленныти по месту.

Воздушно-тепловые завесы сблокированы с открыванием 
борот. При открывании всрот завесы! автоматически включаются.

ТЕ ЯЛОВЫЕ ПУНКТЫ 1̂ 4 , Н2. И ТЕПЛОВОЙ УЗЕЛ

Проектом преуусматриваются приборы контроля темпе-  
ратуры и давления обеспечивающие непрерывный контроль 
за параметрами воуы.

ЩИТЫ

ИЦиты автоматизации приточных систем TTf-HZS [серии 
щус-оf) приняты по T555.2Z.22.008-87 и поставляю тся  
заводами тр е с та  „ Пром абтом атика ”.

МОНТАЖ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЭЛЕКТРОАППАРАТУРЫ IЛ ПРИБОРОВ
Монтаж и включение в работу, эксплуатацию и обслу

живание аппаратуры автоматизации необходимо проводите 
6 строгом соответствии с инструкциями заводов-изготовителей.

Монтаж приборов и средств автоматизации выполните 
согласно строительным нормам и правилам СНиП5.05-07-86 
„Системы автоматизации11 Госстроя СССР.

ПИТАНИЕ И ЗАЩИТА П̂ ЕПЕЙ УПРАВЛЕНИЯ

Питание электроэнергией цепей управления осуществляется 
напряжением г 2208,50Гц о т  силовых вводов к магнигны/м 
пускателям электроприводов.

В асцитное зануление выполнить в соответствии с требова
ниями ВСН205-84 ММСС СССР. Для обеспечения зандления 
нескольких зандляемых аппаратов, соединенных в цепочку, 
зануляющую жилу кабеля до присоединения к зануляюищемд 
болтд аппарата соединить между содой неразъемным сое
динением ( своркой, опрессовкой и т у ) во избежание раз
рыва цепи зануления во время ремонтнь/х р а б о т.

503-2,-43.Gff-АОЗ

ТИП
Нжонтр. 
Нач. стга.

Ш.Тк.

Горостелеь
Малахов
Малахов
Блиаова
Попова

ж :

на 200 автооисбв^ • ~ 
С закрытие . йтопнеои

Обищие данны е  
(окончание)

1 Лист Листов
' р Z

гипроавтотрлис
ВОРОНЕЖСКОЕ АП

Копировал: j U f o i ° T 'ZS<ZZ' 07 Н  Ф орм ат А 2,
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Наименование 
параметра 
и место 
отбора им~ 
пульса

Аавление Температура
вода в 

подающем 
трубопро
воде

вода в 
обрат
ном тру
бопроводе

воздух
перед
калори
фером

бодав
подающем
трубо
проводе

бода в 
обрат
ном тру
бопроводе

Обозначение чер
тежа установки i6 -S .Z 5  У См.тадлицу ./-ГМ 4- 143-81 . 

(г-тмч-ы-&пм пз-п$
Позиция К 9 2 3

© © ©

ТКЦ-313Э-10

Таблица \

О

Позиция прибора

8'
Обозначение чертежа 
установки

П1

пг
10 о>ОО

•а

15 О)
«о1

г-тм ц-
-Й9-д7 10 Г-001

03 1 5S1
ООГ-

ч-тмч-
га
л-

пч 5
л-
£ Н

■з* -150-81 1 1
л-
5

П5 Ч
к» к

Таблица 2

0*
I f

Система

т 02 03 04 05

А лчна, м

у 50 50 45 25 35
2 б б б 3 2
3 3 3 3 3 6
4 3 в 7 3 6
5 2 2 3 / 5
б 3 3 3 2 6
7 2 2 б 2 2
3 2 2 8 2 2
9 2 2 2 У \
10 2 2 2 1 i
11 55 52 50 35 37
У2 SO *9 — - -

изменения 6 схеме электрической принципиальной  
установки бескамерной окраски, см. A3Z3001. мя оо ооэзг

/ FV7 z
■О Г  I— О .

_____ ____________ ——J__________*Ц| evil____________________

Щит системы т ( п -  ns) (щ ус- o i - o i * См. примеч. n.k)

Цз схемы электрической принципиальной М  
СМ. ИМЗ-З - 81 листы 15- 18

Уз схемы электрической принципиальной па
смП7мЗ*^~аТ~лис7пы 15-18

Поу
обозначен:ние

Наим енаванче Кол. HpVMet/qH-ue

У Отборное устройство давления Комплектно с
16-2*59 УЗ, ТУ36 .^ .19 .05 -005 -65 2 краном 11В 18 бк
Коробка соединительная кзна  чв уз

ТУ 3 6 -2 6 6 5 -85 У
Кабели гост is o a - ie *E
КР&ГЭ Ц*1,5 50 м
АКРНГ Цх 2,5 35 м
А К Р Н П Х  2,5 /5 м
АКРНГ 31*  2,5 55 м

Условное
обозначение Наименование

t----- 1 |—  Ж ила кабеля, используемая в качестве нулевого
\ j I защитном проводника и присоединяемая к

корпусу электрооборудования

/. Схема соединений внешних проводок выполнена на двух, 
листах, начало см. л о в -3.

Z. Длины кабелей даны с учетом б %  надбавки на изгибы, 
повороты и отходы согласно письма Госстроя СССР от 17.1г.1979пл!89-А.

3.Алины проводок см. таблицу Z.
4.6 щитах систем ПГ П5(щ ус-01-01) изменить надписи на 

переключателе „ 8 А 1”, надписи должны соответствовать:
1- дистанционное, 2 - опробование ; в -  местное.

5. Спеццсрикация монтажных изделий и материалов 
дана для т

5 0 3 - 2 - 4 3 .  9 { -А 0 6

___ . . .  ------------ ■ycoiзакрытой стоянкой
Зприя- Щ Ш Ш Ш Ш Е В Ш

_ Системы т - ns.
Схема соединений внешних, 
проводок (окончание)

* 1
ГИПРОАЬТОТРАНС
воронежское АП

l, о п. (25/22-07Ко пир ов а л :  lA - '- 'f —  <рор мат Л2
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Только для 
П6,П8-ПН? 
п т  -Л/в

То/1в ко сгля
Лб, па -л//,
/7М-%18,ЛгО'Л25

Температу 
pd возду
ха 6 воз
духоводе

Темпера- 
тура  
воздуха 
neped калорифером

Темпера
тура вода 
//обратном 
Tf 6onp°-

Заслонка
наружного
воздуха

Давление. ТемператураН̂ именование, 
параметре/ 
и место 
атвора импульса

ГТо М есту
Обратный

трдбо-
провоу

В обслуживаемом 
помещении

На сборке.
8ода в
оо<рщем
трубо
проводе

Вода в 
обратном 
трубо
проводе. !

|
| Вода в 

подающем 
трубо
проводе

Бода в 
обратном 
трубо
проводе

иоозниченае чер 
ima установки См. таблицу 1 1 » — — — __ — /6-■225К 7С/0)-ТМ4-

H42-S7
Позиция 8а I

(ТЕ'I

е>

(ТЁ\

7

(ТЕ\
У1 SBI 92 SB к м *3

I ^

1 2
(f h

3
(т!\ (тГ\

1. Схема соединении внешних проводок выполнено! на дбдх листах, 
окончание, см. -A08S.

2..Ллинб/ кабелей дани сдчетом б°/0 надбавки на изгибы, поборота 
и отходы согласно письма Госстроя СССР от 17.fZ.f979г. г/9 89-&

3. Алины проводок см. та б ли ц у 2 . 
и 4. Тип электроаппаратура  : „ S S 1 л к  Е  212 - 293 ;

„SB” ~ ПКЕ 2.12-293д л я  Гв , ЛУ} Л/Л, Л/5,П /в, П20-Л25;
ЛК£ 222 .-29 2 для  Лб, /7/6)
ПВ-К2Ш У9для ЛЮ, П11} Л17) ПК9/5-2/-/41-4093 для Л/2.Л/3,

503-2-43.91- Л  О  В

ТйсГёт/ Л6Ж-Мё„1№-Л2Л. 
Схема соединении внешних 
проводок (начало)

Копировал: Щ б т^ - ZS/ZZ-07 /О

„ГИПРОА&ТОТ^ЦС1 
ВОРОНЕЖСКОЕ АП

Формат А2.



I )

Толеко для
п и щ  is Толеко для П20-П25 Тол в ко с/л л

ТАБЛИЦА 1

Наименование 
параметра 
и место 
отбора 
импдлбса 
Обозначение чел

Заслонка
наружного
воздуха

Заслонка
наружного
воздуха

7”--------------------------------— ------

На сборке

----------------------------------------- ч

В обслуживаемом 
помещении

теша установкуt — —
Позируя У1 ш  У/2 Ш 2 S&

I

■ 20

f

Й > "|  -

W U . ш и .

SL
3L

7 . 22. 
l i t
ш

0

88

Й Щ 1
81
'О

@ С --------
KD ©

11
?  НЗ

Ч  Ц в,1 ^

s
В
§
к.

1

Щит система fI6fn&-m, П20-П2Ъ’)  СЩ.УС-01-of)

| ~ |  
< а

//озирая прибора

8 а 6 2

н: <j иоозначенис 
чертежа ye n ановки

П6 7

Пв 9

719 8

/но 7

ПИ 9

7172
7

S&1П15 11 % 7 «о
П14 9 ?
П/5 7 1

1 I

7176 9 к

П17 7

П/8 6

т о

П21 11 76 10
П22

П25

1. Схема соединении $нешних проба- 
док выполнена надвух листах, 
начала см. ЛОВ-9

2. Спецификация монтажнв/х изуели 
и материалов дина для П6.

Щит системе/
Ccgyc-ohof)

Шит системы 
/78 s 

ГШ.УС-01'ОП

ЛКРНГ 4x2,5

Щит системе!“  jjg
ГШ.УС-01-Ql)

Щит системе/ 
П10 ,

РШС'0/-01)

Щит системе!
Tucyc-Of-Ofj

I I I  I I I

Щит систем6/
УЦУ/ТЬТо/)

Щит система
СШ.УС-01-01)

Щит система 
7  /7Гб . 
Сщус-Q f'Ot)

I ^
АКРНГ 4x2,9 ^

1 Щит системе/
\ КС/
КС-2092

fayJc-7oi-ofj
<§с* 1<

?Р§3 1АШГ/4*2,5 И  
g t ^ l X  20м----------

Ц а т системе/ 
. /7/8 ,(щус-of-ot)

5|'j5c^Vy  ^ _
^ крнг/4к2,5Ш

' bL_̂  /JC?/k

_[[РИВДЗАН

HHB.N

ТА: Б К 1Л 2

q |

1

Номер системе/
П6 778 719 7770 7711 IH2 7715 пн 71157776 977 /778П20 П2/ 7122ms

Длина, м

1 70 70 10 5 5 9 20 70 70 70 8 75 12 20 20 /2
2 9 70 24 20 78 15 79 20 78 20 18 22 22 28 28 22
3 8 7 25 79 76 76 22 20 20 77 20 24 35 31 51 35

9 11 24 20 18 /6 21 21 19 21 20 24 21 28 28 21
ь* 23 31 51 25
9 9 71 24 20 18 76 20 20 79 20 19 23 20 27 27 20
в 7 8 25 79 76 77 25 21 79 79 20 24 35 35 S3 55
7 S9 20 30 20 50 40 50 30 34 90 35 40 5 5 5 S'
8 9 12. 26 79 20 5 9 4 7 5 6 7 20 19 79 20
9 - — - — — 5 6 ~~ — — — — - - — —
70 9 15 45 44 45 — — 2 9 13 15 76 — — — —

обозна
чение

Наименование Кол Примечание

/ Отборное устройство давлен а л Комплектно с
/6 -П 5 У  У5 ТУ36.22./3.0 5 -0 0 5 -8 5 2 краном 11Б18Ък
Коробка соеуинителбная К С -2092
ТУ SB. 22 W. 05-006-85 2
Кабш  ГО СТ/508-78*Е
КРВГЭ 4-х/,5 10 Л1
КРНВГ 4x1.5 Л1
А К PH Г  4x2,5 66 At
АКРНГ 7x2,5 76 М
А К PH Г  /0x2,5 9 М
АКРНГ /4x2,5 150 М

Условное
обозначение

Наименована е

О - Г
Жила кабеляу используемая 6 качестве нулевого 
защитного проводника и присоединяемая л  
корпусу электрооборудования

тш г
И. контр.

Коростелев

Чач.оту. Шлихов
lar.rp. влудова

503-2-45.91- А О В

ПроизаодстБеннбта корпус 

с закЪб/той ̂ стоянкор

Сгидшшс™ ¥иапо^

Системе!П6,718-/778, 7720-929 
Схема соединений внешних 
проводок Сокончание)

„ГИПРОАВТОТРАНС
ВОРОНЕЖСКОЕ АП

Копировал:
ZS/Z2-07 / S

Формат /42
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Наименование 
параметра 
и место 
отбора 
им пул6 са

Температу
ра Воздуха 
6 боздуха- 
Воде

Темпера
тура  
Воздуха 
перед ка
лорифером

Темпера
тура Сода 
с обратной 
трубопро
воде

Заслонка
наружного
Воздуха

Обозначение чертежа истаноекц 6ГМ4-/83-83 HTM4--/78-89 4-тт-/50-87 —

Г7рзиция 8а 6 7 У1

Обслуживаемо e
вентилятор M l \ В е н ти л я то р у  раблениу 
■------------ ----- -------------- ------ Вода в води В Воздух

перед
калори
фером

Температур а
Вода В 
подающем 
трубо
проводе.

Вода в 
обратном 
трубо
проводе

2ТМ9Ч9Ч-87

3

©  ©  ©

т т ^ т я - т о

Поз.
обозна
чение

Н а именование Ко А. Примечание

1 Отборное устройство давления Комплектно с
16-2259 95, ТУ56.22.19.05- 005~85 2 краном 115786k
Кабели ГО С Т/508-78*Е
КРВГЭ 4-*1,6 9 м
АКРНГ м ,5 89 м
АКРНГ 7*2,9 4! м
АКРНГ 10*2,5 15 м

Условное.
обозначение Наименование

о ~ г
Жили кабеля, используемая 6 качестве нулевого 
защитного проводника а присоединяемая к 
корпдсд электрооборудования

1. Длине! кабелей даны с учетом В% надбавки на изгибе/, поворота 
и отхода согласно письма Госстроя СССР от 17.12./д79г. г/°8Я-Л.

2. Длина проводок 8 скобках для /779.
3. Тип электроаппаратуре/: „ SB/ - S S J /ЖЕ212 -293}

„ SB"- ПКЕ 222-292.
9. Спецификация монтажных изделии и материалов 

дана для 777.

5 0 3 -2 -4 Z .9 / -M B ,

Пр ш ш . ТИП Коростелев
праизсодсткеннб/а корпус 

с затратой ^стоянкой

Ставил Вист Листов
р 7Чконтр. Малахов

Чат. ага. Малахов Системе/ 717, ПШ  
Схема соединений внешних 

проводок
... - „25/2 .7 -0 1

ГИПРОАВТОТРАНС 
Во р о н е ж с к о е  АП 

/6 .

Зав, гр.

1

HHB.N5
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1. Схема подключения система Л1(п2 -Пб) йюолнена на основании 
схем см. ИМЗ-З-87 yj и ст в/ f5 -f8.

2. Схема подключения системе/ fn(flf9) й/полнена на основании 
схем см. ИМ5~3'87 листе/ 47-51.

5 0 5 -2 -4 5 .9 1 - АОВ

Пр и в я з а н '. 1Ре ю т р Ж т т т т  п р Ш р ч тх  
н а я о о  cfcroOi/coS^ _ 
с закрепой ^стоянкой

итааиям е т Л и сто в
ГИП ч I tуЩ + ГГ Р 8Икот. Шлихов
начога Малахов Система П1-П5„ П7,/719. 

Схеме/ подключений Слеш - 
ник npcJfoqoK

ГИПРОЛВТОТРАНС 
Во р о н е ж с к о е  АГТШ гр. Блцоаёа

КНВ.№

Копировал: zs/Z2--o? п формат-ML



Ш
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/-л
оа

л. 
Vlo

c/
тс

ба
ас

i

ПРИВЗШ

инв. ы5

Й. контр. 
Нач.отд
ЗаС.гр.

ГИ П  Коростелев
\ Малахов

'ач.отд Малахов
П/щдоса

5 0 5  - 2  -5 5 .Я 1 -А 0 В

. корпус 
wro Ъредприят

Стадия Лист ли стае
'dbcoSс закрб/тои стоянкой 

Системе! П6уГ18-т,П20-П2Ъ. 
Схеме! подключении 
Внешних пробод он

ГИП РОЛВТОТРАИС 
Воронежское АГ\

Копировал’.
z s iz z -o i /в

1. Схеме/ подключения систем /76 f/78-/77/, /774-/77$) , 7772 (/77S) у 
П2о(П21-П2б)  8б/полненб( на основании схем, см. ИМЗ-3~87 
лшсте/ /5-/8 .

Формат Л2



I
'К

I .

1

I
i

1
I  j 1

----о - '  -о -----------1
КМ2 

13̂  /4
° ^ г Г ^

A

"*1 j/ / - W |  J 2 fSL
Kf r ~  
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Kf

В П  A

Kfл Kf Mtf Г—.К2
i t ^ - Л _______ a___ . p  i  П  /

31 K2

КМ2 .
Kls'ZgL-

SA
-Ш ___ g .f

J t P

Замыкается пои падении/, 
напора £  о Ртс/слгг

„ Г 5 П
^ - р Ь Х  25

C l

Г & Я - а . д Ш .

А/ Питание и защи
та цепей управ
ления вентиля
тора H?fn'220B

g >

§? ъ
8  gf 

^  1 
* 1  

l l  
^  £

t  1

Местное

Сигнали
зация

АВР

Питание изащитл 
цепей управления 
вентилятора л/Я, 

~220В

1 ^  1л §4
t |  
^  1 55 I
|1
I I  
§  1

Местное

Сигнали
зация

АВР

АВР
питание цепей 
ГлокироРЫ 

~220В
Дистанционное
управление

Реле
промежуточное

й  
1 ^

I I I
й > § |

включена

Опробо
вание

Реле контроля 
напора во 
всасывающем 
возуукавоуе

Световая
сигнализация
отключения

83

Диаграмма замыкания кон 
тактов переключателя „SA1

л к у 5 -2 5 8 Ф -и о д е

ь  4$ § §
 ̂& II

И

I1
!

л
t k
1 1
«NlVs.

4<Q

М
ес

тн
о

е S2

1 1 ■кем
<0«0

0 Г 1 л .
д о * -45° 0 ° *-45°

1-2 X
3-4 _ X
5-6 ж
7-8 X

~УйО х
11-12 ><
/3-/4

Соеди
нение

Поло
жение. mu-rstt.

Положение
рукоятей

гонги/
тов

A UH / (JA
тов 0 1 0 И

C1-2L1 £ X
С1-1Ц ш X

Диаграмма замыкания кон
тактов переключателя „ SA"

Паз. ^  
обозна
чение

Наименование Пол. Примечание

По мести
SP Мановакуумметр электроконташне/й

ЖМВТУ-5. Предела измерения - / -  0 -3  кгсДмг.
ТУ23.02.03/-73Г 1 Позиция /0

К Щ Пускателе магнитнь(й с катушкой По проекту сило -
КМ2 220В, 50 Гц 2 вого длектроойо-

Пускатель электромагнитный рууования
2 2 ов, so  гц, Ts/ff-&#-Ofe-ae

К , Kf ПМА -  03/7У36 /
К2, КЗ п т -  сипуз б Z
SP/SF2 Выключателе автоматический

оунополюенб/й ЛШ-/ЛТУ5, ~220В, JH =/4
m e. S22.W-73 Z

SA1 Переключателе кулс/чковый универсала-
ный с рукояткой овальной формы
ПК23-238Ф -to n e , ТУЮ -б Ь гМ б -в б г

SA Переключатель пакетныйЛП2-/в/н2У356Б
исполнением, 220В, ТУ/6-в42.ПП/-8й /

S3/ Пост управления кнопочный
SS2 ПК£ 222 -2 У2  , Т У  /в-£42.005-83 Z

SS.HL Пост управления кнопочный
П ГУ fS  -2/ -221- Ш З ,
TH1S-S2S.S5JSS f

НА Сирена сигнальная в е с  -4М 2УХА /
220В, TS1S-5SS./87-77 /

I Переключателе „ ЗА "переключите, в положение „ f u~ 
f Включена" после включения вытяжной система 63.

ПРПВШН

Инв. d -

ТИ П
Нконт 
Пач.стц

Горостеб
Малахов

% Шлаков
Ш гр. Блудова

5 0 3 -2 -4 3 .0 / -  ЛОВ

тртая
с закрепой' ’ 'сУНаянкоа 
Система 3d.

Схема электрическая прин
ципиальная управления

ГИ П РО АВТО ТРАКС  
Во р о н е ж с к о е  АП

Копировал: ЖЯьтъо̂  /ZZ 07 форматAZ
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Наименование 
параметра и 
место отбора 
импульса

По м есту на кробле Иа стене

Удазначеще чер
ттаустановки —

Позиция SB1 3 8 Z S B ,H L

На стене 5 электращатоСа а

<£У\&®

<§р?ч§
® 7М Щ )

13 S"
$ S?
|
Ч; 1

___I ! дмг яг j .

Ч^Й°оЙ1Г^Г
ХТ1 |̂ <м|*о|<ь{1о|<о|к|о(а]

У  1 1 1 .1 1 1 г

<2Х-

1

ff
©̂ )

rffi

%>к|<о Jsjai
Tm-322'86 J p f t  
лпшг»х2,5 Ш

АКРНГ 10*2,5

К5

ПОЗ.
обознач. Иаименобанае Кол Примечание

~~ 1 Вентиле /5Б50рЗМ Д у/О  Г0СТ22728-77 1
Коротка ТУ3G-2 6 8 5 ~8$
КЗН08У2. 1
ГЗНА 48УЗ 1
Сальники приРергпнб/е ТУ3 6 -/У5 2 -8 2

У2 6 2 У 2 Z
У 263 У2- 1
Узел зануления 9
Н абели ГОСТ/508~78*£
КРНБГ 4 х /,5 SO м
АКРНГ 4 x 2 ,5 38 м
ЛКРНГ 70x2,6" 56 м
АКРНГ /4x2,5" 12 м
Труда И х 2  ГОСТ 873^ -7 5 6 М

Н а  и м е й  о  С а н  ае

Ж ила кабеля, используемая 6 ка ч е стве  н уле в о го  
защитного проводника и присоединяемая к 
корпусу электрооборудования

5 0 3 -l-4 3 S f ~ A 0 B

2SVZZ‘ 0? 20
Ф о р м а т  A Z
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СХЕМА АВТОМАТИЗАЦИИ И
20

^3805 SAf СХЕМА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ УПРАВЛЕНИЯ
А1\61\С1\ ' 0/ОН SJM

93 М

а!

улектродВигателб_____
вШ йлШ орЩ Щ УЩ Щ пуЩ Л ^ — L— S - ^ Д  

jt J P J l
22 К 21

ofo/i

------- ^ \ \ \ и  1 Л > ,OU TIL . SK\2
-------- Ы и /Щ С - J L - ^ t

Г ~ Щ  Рпюмкнит' пщ _
_ _ \ J 0_ y J^yd№ tTt-/x rtyu/ux

._ Ш2 .. -rh_

Питание цепей 
управления У1 

” 2205

I I I  55

t l , l r

Местное

АВтомати
ческое

I  l

$ I* 1 
§ 1 , 1  
| P

b §03 ^  ^

I I  § 
§s §

Опробо
вание

§

1

$  *
Датчики
температура

Конечный
Выключателе

Питание цепей 
управления У£  

<*2205

p h

t i l l«■ss §

Местное

Автома
тическое

Вентилятора У2(У93 У6, УЗ, УК/>П/2,У1В)

Диаграмма замыкания 
контактов пакетного
переключателя,, SA "CSA1} SA2?) *см 

при/Соеди
нение
котиктое

Положе
ние

контактов

Положение
рукоятки
0 / 0 п

a-ZLt X
сниMl X

пунк

/103.обозначение Наим  е ноВание Кол. Примечание
По месту

m um z Пускателе магнитный с кагпущкоП /0 проекту сшоВого
НО В , 50 Гц 2 электрооборцфВаная

К Пускатель электромагнитный /7МА-0П2УЗБ
2208, 50Гц, ТУ/6-699. 016 S 3 /
Датчик-реле температуры камерный
биметаллический АТ ГБ, ТУ25-02-886-75

SK1 ЛТК Б-55 / Позиция //-
SK2. АТКб-57 / Позиция 5

S31 ,582 Пост управления кнопочный
S3 ГЖЕ 211 -255, ТУ16-642.006 -65 3

SA1.SA1 Переключатель пакетный ПП2-/б/н2У556 Б
ЗА исполнение /V, 2206, ТУ/6-692.051-89 3
SQ Виключатель конечный ВП16Е 25А 151"55У2!3

2203, ТУ/6-526.936-81 /

У исполнительнб/й механизм типа
ЕС ПА -0 1 - Об 1 Комплектное кла-

чаном 25ч990нж

Диаграмма замыкания 
контактов датчика 
температуре! „SKI" („SI&)

АШ -55(ЛТКБ-5Т)
Обозна
чение
контакта

Температура Воз
духа В зоне Ворот
0°С/5ЧС(5°С)30ф£)

I
О^'-О—

t°

-J | ------ т -

1. Условные обозначения Выполнены по ГОСТ21. 909-85.
2. Номера позиции приборов соответствуют номерам позиции 

по спецификации см. альбом 11 , АОВ. СО.
3. *Для Воздушно-теплоВб/х завес УН -У/9уатчак-ре/ie „SK2l'} 

переключатель „ SA" аннулиров'атв.

503-2-95.01 -AQ5

Прошкоасгкеннб/и корпис 
УВТотранст

Г  Ч П ~1П П  ribна zoo aSTpooucoc J 'Z 
с закрытой "(роянкои 

Система УU 2  (93-УМ. Схемб! 
автоматизации, электрическая 
принципиальная управления

СтиусМисп) /lucmnf?
12.

ГИПРОАВТОТРАНС 
Воронежское АП

ZS/ZZ-07 2/
Формат т92.
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Наименование 
параметра а 
место отбора 
импдльса

Воздушно- теплоВые заВесь/ У/, У2 (У5, <#Т;

В зоне Ворот1 По м есту
Обозначение чер
тежа установки 1 -Т М Д -9 Ц -8 9

Позиция SKffi) S!CZf5) SOi SA К У

*5 O) &

fcLi? f&$%t
©  (

tcf
КЗНА08У5

^ r T B h

лег
КЗНЛ52У5 |

XTf

АКРНГ 7x2,5 И т\ Щ <

0

.^ ® т~

У f

f'-®

ф

давление \гёмперагира

КWposaqt
soya в о 
ном тр< 
npoBol

ораTr
ie ЗапраЩе

76-2259 г-ТМ4-1ЧЧ'8Т 
*см.лрамеч. п4

К 9 3

таблица 
приме-н имеет

*ЮНГ7х£5\£\

@

if
§§

Систем ы
У1,У2 из,УОУ5,У6 ПУ8УЗ,чюЩУ/2У?{
.Дуина, м

/ 5 5 5 5 5 5 5
2 5 5 5 5 5 — —

3 5 5 5 5 5 5 5
4 1 1 1 1 1 — —
5 1 1 1 1 1 1 1
6 2 2 2 2 2 2 1
7 / 1 1 / 1 1 1
8 12 11 11 15 15 15 75
У 1 1 1 1 1 1 1
10 1 1 1 1 1 1 1
11 1 1 1 1 1 1 1
12 1 1 1 1 1 1 1
15 1 1 1 1 1 1 1
1Н1 1 1 1 1 f 1
15 40 38 6 5 5 2Q 20

0 1

@ >\иг@

у ® ~

п

ШГСП « Т

с'-@ 

® - \ у ®

@ h K ®

Позиция ГМ1 SBf SA1 ГМ2 SB2- SA2

иЬозниченое чер- 
тежа установки —

Наименование 
параметра и 
место отбора 
им пул tea

На сборке По месту На сборке. По месту

Воздушно-тепловые завесы У/(У5,У5,У7} 39> УК, У15) Воздушно- тепловые завеса У2 (У4, Уб, Уд, У1о,УН, У /у

поз. 
обозна- 
четте

Наименование Кол. Примечание

1 Отборное устройство давления Комплектно с
16-225У У5 ТУ56.22.79.05-005-дб 2 краном776 78бк
Коробка соединительная ТУ56-2685-85 '

КЗНА 0835 2
КЗ НА 52 У5 1

Узел зануления 2
Кабели ГОСТ7508-78*В
АКРНГ 4x2,S 24 м
АН PH Г  7*2,5 55 м
АКРНГ 70x2,5 1 м

Условное
обозначение Н  аименоВанае

О — Г
Жила кабеля, используемая В качестве нулевого 
защитного проводника и присоединяемая к 
корпусq электрооборудования

1. Позиции приборов и аппаратура указана согласно ДОВ-12.
Z. Длина кабелей дана с учетом 6 f° наддаеы на изгиба,

поворота и отхода согласно лисема Госстроя СССР от /7.12.1979г. 
N° 89-Д.

3. Длина проводок см. таблицу применимости.
9. Для 9//-У/9 при i  лар.Гозд. -~40°С f-TM 9-NSS7.
5. Спецификация монтажник изделии и материалов 

дана для У/, УД.

пришли-

Цнв.1̂

5 0 3 -2 -9 3 .fff-AOS

шу̂ оасткенниа корпус 
^ рШ ? ^ 0ГЬп№ рр<лтиз на 2Л0 сть/ттооисого г ^ слам ст*"'" српалнкаи

Стадия \/lucm ШстоВ

- w w ^ r p//tyt/ г-гпилпьчи
СГ% РЗЯ“  M s z - m  уЛ  Схема соединении 
Внешних проВосгок

15
ГИПРОАВТОТРЛиС 
ВОРОНЕЖСКОЕ Afl

Копировал :Ш т <§- 25722 ~ °7 22 Формат А 2
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От система теплоснабжения 
\  установок /7fZ —/7/9

В систему теп/госнад/кенал 
X установок 7rf2.~flf9

ПРИ MSA#

инв.м;

ГМ Л-

Ш

KODQCrwM
moP

1ЛОКО&
РШ __ Ш Ш а  
щинхЩпатобьMnaro&]\jUdLs

503-2.-43.91 ~ Ш

с закРб/тои стпзнсои
теппоСаа п и н т /. .. 
Схема астоматщщии.

стасшМист Шслюб
/4

ГИЛРОА&ТОТРАНС 
Воронежское АП

2SY22 -07 23
Формат А2,

IУ  сложные обозначения Рб/полнена по ГОСТ 21.000 -85.
2- Номера позиции прибороР соотРетстРуют номерам 

позиции по спецификации см. алвбом 11 , /ЮЗ СО.



СХЕМА С О ЕД И Н ЕН И Й  ВНЕШ НИХ ПРОВОДОК.

Наименование 
параметра а 
место отбора 
импулбеа

По м е с ту  

на стойках

Огмаги-
стралт/Х
трубо
прово
дов

П магистралшщ 

гррдхтрободам

От маги- 
сграмнб1Х 
труба-  
проба- 
3°е

Обозначение мон
тажного чертежа

25-тмч-
172.-87

6-тмч-
175-87 — 16-2250

Позиция SFl SF2 // 17

13
ТКЧ S f57 ~70 

/1В /8бк

Ч ©

Позиция К18 719 12- 1 14 16
Обозначение мон
тажного чертежа /6-2253 — 4ТМЧ-■Й2-87 1ТМЧ- т - 8 7

Наименование, 
параметра и 
место отбора 
импулвса

Распре
делителе
H6/U
коллек
тор

От ма
гистрали 
них тру
бопро
водов

В систем у  
отопления 1

В систему 
теплоснабже
ния установок 
7112-711$

Сбор
ной
коллек
тор

Распре
делитель
ниа
коллек
тор

Сбор
ной
коллек
тор

От сис
тема 
отопле
ния 

1

ит сис
теме! 
тепло
снабже
ния 
цаинот 
1И2-П19

От
тепло
вого
узла

Давление Температура

СХЕМА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ ПИТАНИЯ

Питание ^220В от ЗАР 
слг. амдом 6 ,/шст ЭМ-fQ

а/ '

*
<

3F1
>2

J
i f

1 > >

si11
Позиция 11 17

Tun ТГ2С-711 МТ2С-711

III
потребляемая 
мощное те ,6 т Ч б
номоналбное 
напряжение, В ~  2206

м место 
ус танобки По месту

ПЕРЕЧЕНЬ ЭЛЕКТРОАППАРАТУ РЬ\
17оз. обоз
начение Наименование Кол. Примечание

77о мес ту
SF1SF2 Выключателе абтоматаче с кии

ЛК95 1 M 9 J ,  2208, ТУ16-642.046-86 2
J h -  0,6 А

СПЕрФИКАЦИЯ МОНТАЖНЫХ 'АЬ^ЪКШ Н МАТЕРИАЛОВ
Поз. 

обознич. Наименование Кол. Прим ечание

' 1 Отборное устройство давления 16-225ПУЗ 6 комплекте с
T2 J6 .1258-85 7 краном 11 518 б  к
Торобка соеуинителбная КЗ ПА 08 У5
T 2 J6 -Z 6 8 5 -8 5 /
Узел зануления 5
бентилб 15кч 18п2 ,А у  15, ГОС Т 18161- 72 1
Кран Ц Б/85к,Лу(5, ТУ26-07.Ю 6/-84 5
Табеле Л ТР Н Г 4x2,5  ГО С Т1508-78*5 6 м
Труба 15x2,5 ГО С Т5 2 6 2 -7 5 10 м

503-2-43.gf -лов___

ПРИВЯЗАН: ирашеодстееннбнц корп(/с Стадия Лист Листав
ПЛП Коростелей автотранспортного преаприящ 

а^Щ гР б Я Ё ^Щ З н кой Р 15бконгр. Малахов
Hd 407(7.
setr-nf.

Малахов
Тзлмоса §Р̂ /еплокои пункт NS1 . Охемб! 

внешних гюовоаок
ГИПРОАВТОТРАНС 
ВОРОНЕЖСКОЕ АПИНК. АР Щ/.ННЖ. Липатова,

Копировал: 2У/22 07 2<' Формат-А2.
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В систем у m en/iоснеж ения  
установок П1-П11 
В  систему теплоснабж ен ия  
уста н о во к У 1 -У /0

СХЕМА АВТОМАТИЗАЦИИ
Оз системе! теплоснабжения

8 систему отопления CL

Us системе/ отопления 2

18
m-SfS9-70

1Я

С Х Е М А  С О ЕА И Н Н Н И Й  ВН ЕШ Н И Х U V O B O

N© N© N̂ )  (^5 (^ Г
TK4-S157-70

ТКЧ-3159-70

ф ф ф ф ф ф ф ф ф

И Б 18 5К

© © © © © ©

исюзначение мон
тажного чертежа

Позиция

Наименование 
параметра и 
место отбора 
импульса

Распрс-

К18 Ktg
16-2258

H6/U
коллек
тор

Отма-
гасгрш(
mix
трубо-
право-
дав

В систему 
отопления 2

да
элеватора

после
элева
тора

С18
15-225У

В систем у 
теплоснабжения 
установок______

П1-П11 У1 -У 1 0

С19

к
маги
страль
ным
трубо
прово
дам

Сбор
ный
кол
лектор

Us сис
темы 
отоп
ления 
2

Д а в л е н и е

12 19
3-ТМ НЮ г&

дели 
тельный 
кол
лектор

Сбор
ный
кол
лектор

16

1 -Т М 9 -т -8 7
Ш системы 
теплоснаб
жение 
остановок

15 /5
2=Ш- 
-W-87

ПС ПИ УН У 10 

Тем пер а  т у р а

из 
систе
мы  
отоп
ления л  i 
Z

6
систе
му
атап-
еная
2

Привязан

И нв.М 5

Паз.
абазнан.

Наименование Сол. Примечание

Отборное устройство давления В комплекте
1 /6-225HUS ТУ56.1258-85 5 с краном
2 16-225У УЗ ТУ36.1258-85 9 11 Б18 б к

Кран !1Б/85к , Лр15,ТУ26-07.106/-89 <5

1. Условные обозначения выполнены по Т0СТ21ЛО9-85.
2. Номера позиции приборов соответствуют ном ера/л 

позиций по спецификации, см. альбом 11, ВОВ. СО.

ТИП
Н. контр.

Зав гр.

КоростелейKapi
МаШоков

нич. ото. Жала ко в
Владова

50Ъ-2~9Ъ.Я1-А0д>

произтственныо корпис 
автотранспортного предприятия 
на 200 автобусов _  
------ ытои стоянкой

СгаданЫисп)

\ запра__  ..... -_____
Юрловой пункт М2, схемы 
автоматизации а соедине
ниивнешних проводок

16
Листок

ГИПРОАВТОТРАНС 
ВОРОНЕЖСКОЕ АП

Попировал: Щонх^
ZS12Z’ 07 ZS

Формат А2
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СХЕМ A* AtfcTOftM  ft 5Atl5yft \А

^ систему Воздушного 
отопленцу установок А1-Л6

8 систему теплоснабжения 
установок П20-П23

i

! *
QS
ч .

NO

150°С

Распр еделателбнии f
ко ллекто р

Q

ГРП
48j

§*

*N|

т

В систему теплоснабжения 
устало бок Ж Ш  ~

L/з системе! Воздушного отопленцу 
* установок а1~А6 *

I

£
<м

ч§

Ьо

70Х 70°С 70t
© - (2> d >

из системе/ теплоснабжения 
установок П20-/723

С/з системе! теплоснабжения 
установок У//-777$-------------

I

х
Г1*4
и

коллектор

(Р Г
K&j т

СХЫЬЬ С О Е Д И Н В Н И Й  ЬНЫИЛВ V\X П Р О Ъ С Щ Ж  
/8 /9

т-3739-70

ф  ф  ф  ф  ф  ф  ф  f

т - з т - ю

11Б185Л-

© © © © ©
Позиция К18 К79 <2. | 14 16

Обозначение мон- 
тжного чертежа 76-225П 76-2259 - 3-7М7-112-87 1-TM9-19ZS7 1-ТМЧ-  

-793-87
Наименование 
параметра и 
место 
отбора 
импулбсц

Распре
делителе-
неги
коллек
тор

В систему 
Воздушного 
отопления 
установок 

А1+А6

В систему теплоснабже
ния установок

Сборный
коллек-
тор

Распре- 
делите 
ний 
коллек
тор

Сборной
коллек-
тор

(1з систем 6i
теплоснабжение
установок

системы Воз
душного 
отопления 
истано- 
*6ок 
А1+А6

У111-У/Ч П20 +П2Ъ 91МН П20̂П~2Л
Давление, Темпер атс/р а

Поз.
обозная. Н аименованае Тол. Примечание

Отборное устройство давления В комплекте.
1 16-22БПУ5 ГУ36./258-85 6 с краном

2 76-2259УЗ ТШ. 1258-83 1 115 78 бк
Крам 11 Б 18 Кк, A.t/ISj ТУ26~07.1061-84 1

/. Условные одознс/чениу Сет полнен а по ГОСТ2/. 904 -д &
2. Номера позиции приборов со о тв е тств ую т номерам 

позиций по спецификации см. албдом 11, Mb. СО

5Q3-2-45M1-AQB

производственной корпус
Ч^Фоп№ с а Т ^ т~.ШруТ<20~.£-----толн кои 

Схеме/

Сюсняуист ytuemoff
17

ТеплоВой узел. Схеме/ 
автоматизации и соединений 
Внешних проВодок

ГИПРОА&ТОТРМС
ВОРОНЕЖСКОЕ АП

Копировал:
ZS/ZZ-01 26 Формат A Z



Поз. Обозначение Наименование Кок Лримеч.

1 Лоток /1718551 ТНЗ6.1113-84 60
2 Лоток ЛП145У1 ТУ36.1115-84 135
3 Лоток ЛП22551 T5J6.1/T3-84 40
4 ТМ 9-2Q5-76 Установка 1лотка ЛП8551 60
5 ТМ9-205 -76 Установка 5 латка Л  Л145У 1 55
6 ТМ 9-205 ~76 Установка 6 латка /1П145У1 44
7 ТМ4-205-76 Установка 7 лотка Л  л  145 У1 18
8 ТМ9-207-76 Установка 28лотка Лп145У1 6
9 ТМ9-207-76 Установка 32 литкаЛП145У1 12
10 TM9-2Q5-76 Установка У  лотка/1Л225У1 40
11 ТМ4-219-76 Установка 4 1600
1Z ТМ 4-2(3-76 Установка 5 200
13 ТМ4-219-76 Установка 7 20
п TM4 -2(9-76 Установка 22 200
15 7М9-219-76 Установка 25 20

1. Позиции приборов, аппаратура нумерация а типа кабелей со
ответствуют схемам соединении внешних проводок см.АОВ-3 - АОВ-79 
АОВ-11, ЛОВ-13, ЛОВ-15.

2. Монтаж приборов и средств автоматизации вбтолнитв согласно 
строит?лш/мнормам и правилам СНо/73.05.07-87 Госстроя СССР.

J. floQ полкой линии выноска позиции монтажных материалов и 
изделии в прямоугольниках указаны номера кабелей.

4. Проводкд проложите по стенам на вб/соге 2>5м вместах 
прокладывания трех кабелей и более проложить на лотках. 
Разводку проводок уточнить при монтаже.

5~. Щиты установить на высоте 0,8м , кнопки и коробки со-  
единигпелбНб/е -/,5 м .

6. Пускатели магнитные, обЗеуенние пунктиром, истанаП-
ленб( на сборках. а

7. План расположения выполнен на шести ли стах, продол
жение см. А0В-1П-АО5-22., окончание с/а.А05~25.

Копировал; сЩ йнЛр' Формат А2
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Схематический план
/. План расположения выполнен на шести листах, 

начало см AQ&-18, Продолжение см. А0ВЧ9, /lfle-г/, АОв-ее, 
окончание см /406- гз .
£. Разводка проводок для У9, то зеркально аналогична  
разводке проводок У8. Привлза н ГИП Коростелев

и. контр.Малахов чАтМ/
Нач. ото.Малахов
Ш Ж блудава

Ин8. л1-

5 Q 3 - Z - k 3 . 9 f - A Q b

ъ ш  корпус
втотранспартно&р предприятия на ело автобусов. ..закрытой сто JTHK.au
План расположения 

(продолжение)
ZS/ZZ-о?

Копировал'.

Стадия Лист
£О

Листав

ГИПРОА&ТОТРАНС
Воронежское 
арендное преблрц-ятие

гр
ф орм ат AZ



liT
-y-

yv
—

-—
г—

—
---

---
---

---
---

---
---

---
---

---
--

-̂
in

au
. 

A
C

Q
 

1
Д

ат
ее

ба
| 

U
?y

?7
f 

. 
_

Ин
б.
/̂
по
дл
. 
По
дп
ис
ь 
u д

ат
а 
8з
сг
м.
ин
&/
£ 

Ha
w.

 o
m

d.
00

 
Ал

па
то

Ь 
Ж

Г
-
-
 

А
ль

б
о

м
 t

29

\. План расположения выполнен на шести листах, 
Начало см. А0Ь~1д, продолжение см. А 06> -19, АОЬ-В.0, 
окончание см. Аоь-ZZ

50Z -d . -h3 .91 -АОЬ

Приблзсгн Производственный корпус. 
автотранспортного предприя-тия на £00авто5Усовп .<* закрьгтоа стоянкой

Стадия Лист Листов
ГИП Коростелеб Р 51Н.к онто. Малахов
Нач. отд. Малахов План р асполож ен ия  

(п р о д о л ж е н а  е)
ГИПРПАВТПТРАМС

Зав. ер.блудова боронежскоа 
арендное предприятиеИнЙ.л/2

Когтройсм формат А2,
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/. План расположи н из  выполнен на шести листах, начало, 
п род олж ение  и о к о н ч а н и е  е.м. АОВ- f8-A0B-£f, А0В-£3.

П ривязан
гнп Коростелев У

Н-Ш ТР. Малахов
Нач.отд. Малахов
Зоб- ар. блуйоВа

И н8.л/&

503-г-Ь3.91~А0Ь

Производственный к о р п у с  
ютотра нспортноы предприятия 

на соо ао/иобусаб , сзсгкрытоО стоянкой_____
План расположение 

(продолжение)

(/гадил Лист ЛистоВ

ег

rnnPDABTDTPAHC
воронежское 
арендное предприятие

Копировал
Z S / Z Z - 0 7  3 /

формат А Э.
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ВЕДОМОСТЬ РАБОЧИХ ЧЕРТЕЖЕЙ ОСНОВНОГО КОМПЛЕКТА АКЗ

Вист Наим енавание Примечание

1 Обицие данные
2 Схема электрическая принципиальная контре-

ля и сигнализации Сначало)
3 Схема электрическая принципиальная контро-

ля и сигнализации (окончание)
4 Схема соединений внешних проводок Сначало)
5 Схема соединений внешних проводок (продолжение)
6 Схема соединений внешних проводок (продолжение)
7 Схема соединений внешних проводок (окончание)
8 План расположения fначало)
9 План расположения (окончание)

ВЕДОМОСТЬ ССЫЛОЧНЫХ И ПРИЛАГАЕМЫХ ДОКУМЕНТОВ

Обозначение Наименование Примечание

Ссб/лочные документы
И М3-3-87 Информационный материал. Распростра-

Применение щитов ЩУС-01 для няет„Глав-
автоматизации приточных монтаж-
вентиляционных камер автоматика’

Прилагаемые документы
АКЗ.И Задание на иирты автоматизации Альбом 70

контроля загазованности
Л КЗ. со Спецификация оборудования, Альбом 11

щитов, электроаппаратуры,
кабельных изделий и материалов
по автоматизации контроля
загазованности

А Ш М Ведомость потребности в маге- Альбом 72
риалах по рабочим чертежам
основного комплекта маркиАкз

Типовой проект разработан в соответствии с дей
ствующими нормами и правшами и предусматривает 
мероприятия, обеспечивающие взрывопожарную а 
пожарную Безопасность при эксплуатации здания

Тл. инженер проекта Д.И. Горосгелев

ОБЩИЕ Ф А З А Н И Х

Проект на автоматизацию контроля загазованности раз -  
работай на основании „ Времени6/х указании по проектированию 
систем автоматизации технологических процессов" ВСН 281-ТБ  
Минприбора СССР, „Инструкции по проектированию электро
установок систем автоматизации технологических процессов 
ВСН205-84 ММ сс ссср и ведомственных строительных норм 
„ Предприятия по обслуживанию автомобилей " ВСН of -83
Минавтотранс РСФСР.

контроль загазованности
Схемой предусматривается контроль загазованности на  

участках ТО и ТР, углубленного диагностирования и регулировка 
газовой топливной системы 3 в посте выпуска и аккум у
лирования газа ( см. т  n. I i позиция EZ1
по генплану) и контроле воздушной среде/ на участке  
подкраска. Контроле загазованности осуществляется сигнализа
торами типа с ГМ Ю-ООО 94 (восемь комплектов), контроле  
воздушной среды -  егм fO-oootn faguH комплект).
В каждой комплект входят блок питания и сигнализации, 
установленный вэлектрощитовой на щ ите контроля загазо
ванности и дебяте датчиков для сгМЮ-ооод&^блак датчика 
для CTM1Q -0Q0 W. Датчики f  72и/т) установлены в контролирдемых 
точках на высоте 0,5м о т потолка и осуществляют контроле за
газованности при нахождении в помещении газобаллонных авто
мобилей, работающих на сжатом природном газе (метан) .Блок  
датчика?установленный Hdдчастке подкраски, осуществляет 
контроле воздушной среды fрастворителе -  ксилол).
При достижении концентрации газа в количестве 2 O f о 
о т нижнего концентрационного предела распространения 
пламени автоматически включается аварийное освещение 
во взрывобезопасном исполнении, приточнб/е систем 6/ Пб,/78-ПН, 
пт-пт, вытяжные системы В И, В17, В18, В19 и автоматически отклю
чаются все технологические потребители электроэнергии, кроме 
вышеперечисленных,рабочее и аварийное освещение.
Схемой предусматривается дистанционное включение сис
тем Пб ,П8- 7717,7714-П/8, /317,6fT, В18,873 кнопками, д е т а  но влен- 
ными у  основных эвакуационных выходов. Схемой предусматри
вается контроле неисправности сигнализаторов f  абрб/в ка
беля датчика, перегорание чувствительного элемента датчика). 
Схемой предусматривается светозвуковая сигнализация 
загазованности на участках ТО и ТР, углубленного диагности
рования а регулировки газовой топливной систем ы , подкрас
ка и в посте выпуска а аккумулирования газа  а световая

сигнализация 6 смежных помещениях (а  загазованности в вы
шеперечисленных помещениях) •
СВето-звуковая сигнализация загазованности и световая 
неисправности сигнализаторов, кнопки опробования сигна
лизации и сеема звукового сигнала в в/несены н а  сци/т? 
сигнализации в помещение дежурного механика в А б/С,

щиты

Щиты приняты по 0CTS6. /J-76 и по номенклатуре „ Минэлектро- 
техпрома ’!

МОНТАЖ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЭЛЕКТРОАППАРАТУРЫ И ПРИБОРОВ 
Монтаж и включение в работу, эксплуатацию и обслуживание 

аппаратуры автоматизации необходимо проводите в строгом соот
ветствии с инструкциями заводов-изпотовителеи. М онтаж прибо
ров и средств автоматизации выполните согласно строитель
ным нормам и правилам СНи773. Об. 07 -8б  Госстроя СССР 
„ Систе мы автоматизации”.

ПИТАНИЕ И ЗАЩИТА ДЕПЕЙ КОНТРОЛЯ И СИГНАЛИЗАЦИИ

Питание электроэнергией цепей контроля и сигнализации 
осуществляется напряжением ^2208,50 Гц от силового шкафа ТАР. 
Защита цепей осуществляется автоматическим выключателем 
типа ВА -74. Защитное зануление выполните в соответствии 
с требованиями ВСН 205-84- ММСС СССР.

УКАЗАНИЯ ПО ПРИВЯЗКЕ ПРОЕКТА 

I - ~ - 1 заполнить при привязке типового проекта.

ПРИВЯЗАН

Инв.Н£

503-2-45.91-АКЗ

нроикодстсенныа корпис
Я Щ # " -с закрытой птотнкои

стая ла ст ЛистовШЛИ Горостелеь
Р 1 9Н-контр. Малахов м иНач.атц. Малахов

Общие данныеЗас.гр. ЩЩова 1 И П к О А Б Т О Т Р А Н С  
В О Р О Н Е Ж С К О Е  АП

Копировал; Ш о/иД)- Z S / Z 2 - D 7
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S85 SB4

SB5 SB6

3BS
■gJP j*

SB6
35 TLs6 

—0 - ^ - 0 —
K7

J 3 ^ f t
S85°~ 

S3 ]J,34
5B6

5SJ _̂S0

K7
5/9 Afli

n  Ш
П6-5 В  ^  f t  П 6-5 — о— ^  — о— -----

25 %  24

K3~1 ,
/70-5 25__^_В_П8-5

35 KJ  39

K5-1
ПЯ-5 35 ^  SO ng-s

lJГ7

, K5-1
ПЮ-3 05 ^  4g m -S

J L / J t -

* 5  56

я н 5* * * } &  пн-5

z * J »

65 5  *

5

«I

I
t*

K6 , 15 ^10

№
522. d П  3

П6

178

179

П10

П11

!Q

i
Ns
°o

I
5‘

Дистанционное.
включение

венгпсистем
при

аварии

КЗ-1
/714-3 6J  ^  6Z flip-5

5 225

К3~1
ni5-j  ™ s '  /715'5

К8
U g ^ J S t

КЗ-1 ,
/716-3 _g_ ̂  М  /715-5

5 245

К52
Л17-5 15 ^  Ю 1717-5

У л З л .

п т  2? 5 ^  пт-5

6SЯ

I0
1 
1 

! >

г

<5
0Q

П/А

П15

то

пп

те

I
к
<jo

I
§

53 %

*3 5  *

В17-57 03 КО 00 817-01

КЗ-2,, 
03 ^  00

К7
85 /  80

818-07
КО95 ^  50 818-51

КЗ-2 . 
55 ^  50

75 3 *

819-57 65
КО

КЗ-2 /», 
63 ^ 6 0

К8
80

29 73 *3 70 51

В11-17 _ 35 ^  30_ _В11'21

60 819-61

<0

IиЗч>
§

£

§

1
I
I
г
ь

811

817

818

819

8 схему 
отключения 

электрооборудования 
см. ЭМ-35 
альбомб

в схему 
включения 
аварийного 
освещения 
см. Э0-1У, альбом 6

Поз.
обозна
чение

Наименование Кол. Примечание*

Щит контроля загазованности

Блок питания и сигнализации
сигнализатора 2208,50 Гц

1С7М-Г8СТМ СТМЮ-0009Д69ХЛ1, Ш 5 -7 Ш 0016-88 8 I <*
c m СТМ10-0001П6УХА1 7 7925-740700/6-88 1 г а

3F Выключатель ВА /9-26-79-2093,220В, 5А
Tyf6-66f.O06S5 1
Репе. РПУ-2 220В ,50Гц,ТУ/6-523.357-78

к/ТГЦЩ
K1Z.K15 PI79-2-06400 УЗА Б

К9 РП9-2-06Ц0 УЗА 1
Кб~К8, КЗ-1, 
К3-2,КЧ рпу-2 -omo УЗА 6

S Выключателе /782-/6 УХА /306, ТУ/€-642.05/~86 1
EL1.EL2 Лампа В220-25 , ГОСТ2259-73 2
1-Х+8-Х,X Розетка трех пол юс на я s9 Комплектно с /?2е1

Щ ит сигнализации

Кнопка КС 0//УЗ, исп.2, ТУ/Б-642М/5-89
382,38 черный, Без надписи 2

SB1 красный, Без надписи 1
4L,HU6,HU8 Арматура АС /20//У2 ,с красной линзои Лампа КМ29-90 с до-
HL19,HL21 2208, ТУ16-535.930-76 5 ва/ючным резистором

НА Збонок 5ВП-220УХПЗ, ТУ76-П25.0П7~85' 1
По м ести

HLlrHT3j Светильник 83Г-/00АУ8,2205, ТУ/6-535.807"7Б Лампа 6К215-225-100
Ш5рЩ№ 6 ГОС T2259-79
НАША*/ Сирена BCC-W2mf,220S,73/6-553387-77 У-
Н1АШ/4- Светофор СС-/У2, краснь/U светофильтр Кампа 6230-290-40

ТУ/6-555.1Я6-75 /1 ГОСТ2259-75
S85S86 Пост управления ПКЕ222-2У5

ТУ /6-642.006-85 А
стм Блок датчика 1 2 6

w m Датчик 72

Привязан

Инв.Н-

\ГИПН контр.
Ндч.отд.
1ав.гр.

КрросгелеЬ
Малахов
Малахов
Блддовд

503-2-93.91-АКд>

ПроизщетвеннбЮ корпус 
автотранспортною предприя! 
на 200 автобусов* _
с. закры той стоян кой

Стадия

L3fn± K 3 2 Z p o 2 p2  г т о ш о ж
сигнализации (окончание) воронежское М\

Р

Ли ст \tucmo6

Копировал'. ЗШтвг^ -—
Z S / Z 2 - 0 7  3 5

Формат А2
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1. Схема соединении внешних проводок выполнена на четв/рех 
листах, продолжение см. АКЗ-Б, АКЗ~в , окончание см .А  К З-7.

2. Длин в! проводок x j) •• • (£5... ®)... @  смтаблацд применимости.
3. Подключение кабеля НРГ/х/0 к датчикам идлинд проводок 

см. А К З '7 .
4. * Кабеле дчестс и проложите в проекте наружных сетей

электроснабжения при привязке типового проекты. Привязан

Нач.отд.

ТИП Коростелев 
Иконтр. Малахов

Малахов
Ш гр. Влчпоеа

Ш б

50Ъ-2-4б.Я1-АКЗ

шаственний корпус 
'трфслоотного щёдприлтия 

на 200 af>rnoouc-oB J  _ 
с закрытой ^стоянкой

Сгадияуюст угистов

С хем а соединении 
внешних проводок 

( н а ча ло )

Р
ГИПРОАВТОТРМЮ 

ВОРОНЕЖСКОЕ АП

Копировал',
2S/2.2.-07 3£

Формат AZ
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36

Наименова- 
ние парамет
ра и место 
отбора 
импулбеа

Снаружи у  эВс/куационнб/х Вс/ходоВ

По месту на участке ТО а ТР

По м есту  
на уча стке  
углубленного

диагностирования

У ч а с то к
подкраска

Участок
углубленного
диагностиро
вания

участок ТО и ТР

Позиция 365 SB4 ЗВ5 | SB6 НА] | HL1 HAZ HLZ НАЗ HL17 НАЧ | HL20

Ъ

© -Я -®

j
® -Л  -®

.■@"1р~ ® . 1

J
I

* § н 0 - < а

® —цж~® ]
§о Ь Ор

a?fis 1 $ cn| <5
5 ! 5!

_1
65 5*

Ш 2 9 1 1 1 У26292 f i

$5 $>}‘о

АС/
КЗН08У2

0 Ъ

ЗВ6________ 6/А/ | H U  HAZ HLZ_______ НАЗ HL17 НАЧ [ RL20

щ  >й ®  й  0  й  в  а  ®
r t t t i  s f T  ш Т  ш Т  г Г  g h T  r f  i г г  J f t

J) ©

ПУ262У2 №2У2 г т

/ r z _ _

3 $
CNJ

И * № Ш £ 1
L д -1

©
Г1 (/о)

АС5
/ЗН08У1

------ *—
/

h H ^ № k k U
L i . Е Ч Г

Ф

АС 4
„4)Ш08</2 ,

> 8 :

1__Ц_
-*-•1

0

[ '[  \у262У2
1—< > 

_А

Л*С5"

©

)КЗН08У2
ШШ2

/г <>

0

АС6
КЗН08У2у

Ь

I

И > Г " ~
'W NW

L-Ц.r b _

(Дат си гнали за у  а  и 
загазованности 

СальбомВО, А АЗ. И Д/1. 6-9)

^*смАК39

О  Г Г

(Д и т контроля загазованности (альбом /0 , М 3 . И л л  Z -4 )

/Схема соединении внешних проВодок Выполнена н а  
чегирех листах} начало см. А-АЗ-4- . Продолжение, и оконча
ние см. ЛАЗ "6  j А АЗ-7.

п р ш з м

1ЛНВ.Ы:

ГИП_
Н.контр.
Нач.от
Ыгр.

т р а с т е impi
Ш'шахоб
малахае
Блинова

-щ

5 0 3  - 2 - 4 3 . 9 f - A КЗ

(ГраизСодстСелниО корпус. сгаааз Лист //истаС

Схема соединений 
Внешних проводок 

С продолжение) _

5*

гипрошотне
Во р о н е ж с к о е  АП

Копировал Щ андД
Z S /Z Z -0 7  3 7 формат 42
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ПОДКЛЮЧЕНИЕ КЛБЕМ «РГ1*Ю К ДЛТЧИКЛМ

<$>

Д а т ч и к

0,5м от потолка
8 V\35м\'

(йУ

® Г

М
2У4

? г

Ю
Г

/45 /47 /49 /51 /55 /55
Г д . Г . Г ы Г и Г Д

\

f -
~К1/5У npofod/cu)

s/z\ m .
* -  -L -  / -  ./ 3 ' /0 Jjf-

/3 7  jk  /5 4  J t  131 6i 9  №  6'J  125  Щ5  /2 2  S /j 6h
X \ ,  Ж \ Т  4

“E 3------ -------------------------- ------------F*

4/6 97 /Ф 79U 3/9 8 3J3/7 85/ 3/5

f/9 65 70 8f 77 59 у 57 '/* 55 f/4 55 tk
V i r  V w  Y r  Y 7̂  i
ffl у  Ш ■[[ Щ If Й-— || JS  w f*r |t- ft

1i L  \ML | €0_ 
7

51
~T

,5m

К а б е л ь  H P r/x fO

1§L 6 ./0 0

fS  9 4 0 9 9 1  X

7 Сплина $ метрах/ 
/58
8

/57
/8

проложить па низу ф ерт/

УСТАНОВКА ДАТЧИКА

/ / / / / / .
Потолок

КП А 2091

£0
25
51

Датчик С72и/т)
Кабель КБ В Г  4х/5 втрцбе £-20x2,5 
Кабель НРГ/хЮ 

9909 51
Кабель ш ги * 1 £

50
Поз.

оКошченк Наимено ван и е Кол. Примечание

Коробка с нстборнь/ми зажимами
ТУ56. 2685-8$

K3H089Z 6
Коробка ответвительная
У$09 У 1 ТУ56. /859-75
У795М yxAZ ry36.f88Z-8Z 7
Коробка проходная кпл 2091
ТУ56 4739-а г 72
Сальники лривергнь/е ТУЗв. /952-81
9262 92 12
yzssyz 6
Узел заниления 19
Кабелб ГОСТ /508 -78*£
Крнбг $xf,s 154 м
КРНБГ 5х/,5 260 м
А КРУГ 4x2,5 $f$ м
АКРНГ 5x2,5 71 М
АКРНГ 7* 2,5" /20 м
АКРНГ ft*Z,5 а м
m r  yx/s 7Ш м
КаИелв НРГ 1хЮ ГОСТ $33-73*Е 1186 Л7
TpyS<3 P-20х 2,5 r0CT5Z6Z-7S /11 М
Проводник П-f ТУЗ6 ' /279-85 12

Кабель Н РГ/х/О  

Кабель П 6 В Г М 5  втоибе Р -20*2,5

блок датчика С/шар 
см. приллеч. /?• 4

1. Схема соединении внешних проводок выполнена на четы
рех листах. Начало см. А КЗ-4-. Продолжение см. А К З -5 , А К З -в .

2. Позиции приборов и аппаратуры указана согласно А КЗ -2, А КЗ-5. 
5. Алины кабелей а проводов дане/ сдчетом б/о надбавка на

изгибы, повороты и отхода согласно письма Госстроя СССР 
от 17./2.1 g ig  г  Ы-89-Д.

4. Сжатый воздух поувести согласно инстрдщ аа  
по эксплуатации сигнализатора стмю-ооо/П.

/ / / Г У /
Пол

V/ / / / / / /

© ® ( © @ © ( § ) ® © ©

ПРШЗЛН

лнв.№

rmi_
9.ЩНЩНач.атц
/ив.го.

Коростелев
Малахов
Малахов
блчдава

5 Ж

503-2.-43Я1-АКЗ

npQUjcogcmeHHGia корпис
^ахо8па§™а/з nyj/gnpuxrux 
с̂ акрб/тло!?0с/птохнкои

Стадия У!ист Ш стов

Схема соединении 
внешних проводок

( окончание)
ГИПРОАВГОТРАНС 

В о р о н е ж с к о е  АП

Копир о вал: Zsi z z ~oi 39Ф орм ат AZL
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Поз. Обозначение Наименование ш . Примеч.

1 /torn* АП 85У ! ТУ36. /113-84 56
2 Поток лп т у ч  т у 36. Н1з~8ч 71
3 Аоток АП225У1 ТУ36.1113-84 81
Ч Поток И~Ш)-2У2 Т939ЯЗ'М683-т 81
5 Т Ш -205-76 Установка 4лотка ИПд5У1 56
6 ТМ4- 205-76 Установка 5лотка ПП145у  f 33
7 ТМЧ- 205-76 Установка 6лотка Пп 145У/ ТО
8 ТМЧ- 205-76 Установка 7лотка пп 1Ч5У1 6
9 ТМ Ч-205-76 Установка 9лотка ПП225У1 39
Ю ТМЧ-205-76 Установка Нлотка П а225у  У 6
а ТМ 4-2D5-76 Установка /2лотка пп22591 6
12 Установка лотка И- 4оо- 2у  2

в 3 1* яруса 11
/3 Установка лотка И- 400-292

в ЯРУС& 12
14 ТМЧ-20-76 Установка 4 2500
/5 ТМЧ-219-76 Установка 5 яю
46 ТМЧ-219-76 Установка 23 200

i План расположение Выполнен на двух листал, окончание см. АКЗ-9.
г. Позиции приборов, аппаратуры, нумерации и типы кабелей и про- 

Шов соответствуют схеме соединении внешних провоЪок смЖЗ-4+Affl.
3. Под полкой линии-выноски позиций монтажных материалов и из

делий В прямоугольниках указаны номера кабелей ипробоЪов.
4. Монтаж приборов а средств автоматизации выполнить согласно 

строительным нормам и правилам сНиП30507-85 Госстроя СССР.
и Проводку проложить по стенам, 8 местах прокладывания трех 

кабелей и более проложить на лотках Разводку проводок уточнить при монте
6. Коробки ответвительные а проходные на плане расположений не 

показаны, см.АКЗ-7.
7 Крепление датчиков контроля загазованности выполнено в 

строительной части проекта, см. альбом 2, листы ПП

503~2~43.94-АКЗ

План расположения 
( начало)

ГНПРОАЪТОТРАНС  
В о р о н е ж с к о е  А п

ZS/Z2-07 40
Копировал формат А 2
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Поток 8 Поток 3 Поток /О ПотокИ ПотокИ Поток 16

54 54
5-г 5-2

5-3
5-4 5-4
5-5 5-5
5-е 5-6
5-7 5-7
5-8 5-8
5-9 5'9
e-i 6-I
Ш . 4-8

4-9
ю г

1-1 2-1 3-1 44 5 4
1-г 2-2 3-2 4-2 5-2
1-3 2-3 3-3 4-3 5-3
1-4 2-4 3-4 4-4 5-4
1-5 2-5 3-5 4-5 5-5
1-6 2-6 3-6 4-6 5-6
1-7 2-7 3-7 4-7 5-7
7-8 2-8 3-8 4-8 5-8_
1-9 2-9 3-9 4-9 5-9

64 12

6-2 6-2
6-3 6-3
6-4 6-4
6-5 6-5
6-6 6-6
6-7 6-7
6-8 6-8
6-9 6-9
7-1 7-1
7-2 7-2
7-3 7-3
7-4 7-4
138 7-5

7-6
141

Поток 14 Поток 15 Поток(6 П от ок 17

I V

М 2-4 3-4 4-4 5-4 6-4 7-4
5 - С яг-< г 7-к

8-5
8-4

14 24 34 44 54 64 74
1-2 г -2 3-2 4-2 5-2 6-2 7-2
1'3 2-3 з-з 4-3 5-3 6-3 7-3
1-4 2-4 3-4 4-4 5-4 6-4 7-4
1-5 2-5 3-5 4-5 5-5 6-5 7-5
1-6 2-6 3-6 4-6 5-6 6-6 7-6
1-7 2-7 3-7 4-7 5-7 6-7 7-7
1-8 2-8 3-8 4-8 5-8 6-8 ЦЪ
1-9 2-9 3-9 4-9 5-9 6-9 12

Поток 19
1-1 2-1 34 44 54 64 74 84 9-1
1-2Г 2-2 3-2 4-2 5-2 6-2 7-2 8-2 3
1-3 2-3 з-з 4-3 5-3 5 3 7-3 8-3 6
1-4 2-4 3-4 ±4\ 5-4 6-4 7-4 В-4 9
1-5 2-5 3-5 4-5 5-5 6-5 7-5 8-5 12
1-6 2-6 3-6 4-6 5-6 6-6 7-6 8-6 15
1-7 2-7 3-7 4-7 5-7 6-7 7-7 8-7 19
1-8 2-8 3-8 4-8 5 8 6-8 7-8 В-8 18
1-9 2-9 3-9 4-9 5-9 6-9 7-9 8-3* 23

34

/. План расоо/оженИуЯ Лишен на Щх листахt, начало см. АКЗ-8. 
г*Ка&д/\ь 8-9 проложить 8 проекте наружных сетей электроснаожених 

прц привязке типового проекта.
Схематический птн

Типовой проект 503-2-43.91

https://files.stroyinf.ru/Index2/1/4293727/4293727564.htm

