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О б щ и е  д а н н ы е . О с н о в н ы е  п о к а з а т е л и  по ч е р т е ж а м  о т о п л е н и я  и  в е н т и л я ц и и .

тирами

От о п л е н и е . Пр о е к т  р а з р а б о т а н  д л я  п я т и  т е м п е р а т у р  
- 2 0 ° ? - ЧО? ИСТОЧНИКОМ т е п л о с н а б ж е н и я  с л у ж а т  в н е ш н и е  
с е т и . Т е п л о н о с и т е л ь  в с и с т е м е  о т о п л е н и я - в о д а  с параметра
МИ 95°-10! В ЗДАНИИ ЗАПРОЕКТИРОВАНА ОДНОТРУБНАЯ СИСТЕМА 
ОТОПЛЕНИЯ С ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ РАЗВОДКОЙ. На ОТДЕЛЬНЫХ ВЕТВЯХ 
СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ СТАВЯТСЯ ПРОБКОВЫЕ КрАНЫ ДЛЯ ОТКЛКНЫ ОДНОЭТАЖНЫЙ
ния и с п у ск а  воды . М а ги стр а л ь н ы е  трубопроводы  прокладывают- 
ся в подвале на  п о д в ес к а х , гд е  изолируются ПОЛУЦИЛИНДРАМИ измнеМ д еЗ*ком  
РАЛЬНОЙ ВАТЫ НА ФЕНОЛЬНОЙ СВЯЗКЕ ТОАЩ.40ММ С ПОКрЫВНЫМ СЛОЕ*(НАТНЫМИ КВАР* 
ИЗ СТЕКЛОПЛАСТИКА. УКЛОН ТРУБОПРОВОДОВ N.003. Нл ПОДАЮЩИХ ПОДВОД
КАХ К РАДИАТОРАМ ПРЕДУСМАТРИВАЮТСЯ КрАНЫ ДВОЙНОЙ рЕГУЛИ
ровки. У д а л е н и е  в о зд у х а  о с у щ е с т в л я е т с я  ч е р е з  в о зд уш н ы е

КРАНЫ УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ В ВЕРХНИХ ПРОБКАХ РАДИАТОРОВ ВНУТРЕН
НЯЯ РАСЧЕТНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ПРИНЯТА СОГЛАСНО СИ И П 2.0601- 85.
Ве н т и л я ц и я . В е н т и л я ц и я  к у х о н ь  и с а н у з л о в  п р и н я т а  вы тяж 
н а я  С ЕСТЕСТВЕННОЙ ТЯГОЙ. НА КУХНЯХ УСТАНАВЛИВАЮ ТСЯ  
О СЕВЫ Е ВЕНТИЛЯТОРЫ ВК-64УЧ. СДМАЛ.
У к а з а н и я  по м о н т а ж у .
М о н т а ж  с и с т е м ы  о т о п л е н и я  и в е н т и л я ц и и  в ы п о л н я ет
с я  в СООТВЕТСТВИИ СО С Н И П З -0 Б -0 Н 5 . в МЕСТАХ ПРОХОДА СТОЯ
КОВ Ч Е Р Е З  П ЕР ЕК Р Ы ТИ Я  УСТАНАВЛИВАЮТСЯ ГИЛЬЗЫ ИЗ 
АС6ЕСТОГ0 КАРТОНА Ф 50. ВЫСОТА ГИЛЬЗ” 3 6 0  ММ

Пл а н -  с х е л а

Наименование
здания

( с о о р у ж е н и я )
помещения

»|| АИСТ ч =

^_ЬБОО ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ

®  ®  (£>
Типовой ПРОЕКТ РАЗРАБОТАН В СООТВЕТСТВИИ С ДЕЙСТ

ВУЮЩИМИ НОРМАМИ И ПРАВИЛАМИ И ПРЕДУСМАТРИВАЕТ 
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ВЗРЫВНУЮ, ВЗРЫВОПОЖАР 

НУЮ И ПОЖАРНУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЗДАНИЯ

Гл. ИНШЕНЕр ПРОЕКТА: J ,Ц. БОБрИНЕВА

Об'ЕМ

419.50

ПЕРИОД
ГОДА
при

1н,°с

20°С

- 25°С
30° С

-3 5 е С
- ч о ° с

Расход тепла
к к АЛ 14 

~  В т
НА

ОТОПЛЕ
НИЕ

НА ГОРЯ
ЧЕЕ ВО
ДОСНАБ
ЖЕНИЕ

ЛЧ53Э

E S n 36600
42560

ОБЩИН

49щ
^ЭТ095

« Я * *
505

Расход

холода
ККАЛ (Ч

ОС »
Устлнов! 
иеннля мщ  

ктро-
ДВИГА
ТЕЛЕЙ

квт

ОБЩАЯ
м*

140.08

УАЕЛЬНЫ1 
РАСХОД 
ТЕПЛА 
HAi М2
ккаа|чм2

вт_

Расчетные
потери

ллвлення
В СИСТЕМЕ
отопления
кге /мг
3, 27

15V lH.2 34г
311

Ш 2 Ш 425
N - ^ mJ 460

В е д о м о с т ь  р а б о ч и х  ч е р т е ж е й  о с н о в н о го  к о м п л е к т а

лист Н А И М ЕН О ВА Н И Е

ОТОПЛЕНИЕ и в е н т и л я ц и я

/ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЕ ОТОПЛЕНИЕ/

Общ ие данные / начало/.

Общ ие д а н н ы е  /окончание/

П л а н те х п о д п о л ь я .
П л а н  н а  q tm . Q.QDD 

С хема системы отопления УЗЕЛ УПРАВЛЕНИЯ. 
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЕ ОТОПЛЕНИЕ._______

ПРИМЕЧАНИЕ

КШ'ШИ 1 Ш Е Ш :  в

ру к. sp
un жен

ЗАВ-ОТА Ф р е й  ami 
бобринев! 
САСИНА

A fausJ?
ж * 7

ПРИВЯЗАН:

181- 192- 42.89 АЛЬБОМ! ЧАСТЬ208

ОДНОЭТАЖНЫЙ ДВУХКВАРТИР
НЫЙ жилой дом с 3х комнат-

НЫМИ КВАРТИРАМИ.
Общие данны е  

/ н а ч а л о /

Италия! аист листов

1УГ-ПО ЖЕЛЕЗОБЕТОН?
1\иим.Д.А.Якушевд
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Рамшйя
■имятта

РЯ°С
31 ft Ж Тип ПОМЕрниЙ

т г ?> ч 5

-ЧОчС -1 ш тг»о 755 гвго 1160
Итого Г1Ь5 т ъ 1S5 1510 ш

«=->
оСПМ"э( т Т6Ч5 1гоо 705 7350 т о

Итого Т6Ч6 тгоо T05 IW0 т о

—50°С \ 45̂ 0 \т 755 гтоо тгго
ИТОГОТ530 1150 755 7700 тмо

-75°С
■H0S 4050 т 7030 1170

ИТОГО ТЧ05 1050 по гон 1И0

-W °t -1 Т100 ?Т5 715 1Ш 1ГЧ0
итого тзоо 975 71S т о two

Ьеиомость ссылочный и припяшемых доммеитоь

К О М П П Е К Т О б О Ч Н И Я  б Е Д О М О е П  Р й Д И П Т О Р О б

0бОШЧЕИИ£ НгПИМЕКОвйКИЕ ПГИМЕНЯИМЕ
&ШЛ0Ч«ые Д0КММЕЦТЫ

ч.чоч ьг ьып/1. *я м ь и * пт  m m 0,™ * ™ ™ *
Я 803-5 В.0 ВоЪАЧХОСБОРМи LC
1.40V 7.7. ТуОиотрзкция ittmotoM имтядни Tm<mm09.Ob *

4.90540 В .Ъ ГРДШ>ик

ПоиалглемыЕ ДОКУМЕНТЫ

щ ь ~с% о

СгПЕ^ФикАЦиЯ ОБОРУДОВАНИЯ
^А Ш .^оввм ведомость потребности matepuaaoc.

Расчет
ная1:да

ЭТАЖ
, коА-вр__еш1  1 ч 1 s Т fa I tT b 1

ии Б Pflttl 
9 1 Ю ИЧ 1

ШТОРЕ ----- ----
лх  1 14 1 'IS. | АС. 1 лп~ kEPO

СЕК
BtEPO
экм\;оя-«О РАЙWAT([)Р06 иUT) ML

-чо°е а ъ - - - г - - - 7 - - 7 — 7 406 Ъ1Ъ6
-J5”t А г - - - 7 - - - 7 - 7 - г — А 07 316 г
~30°С А 7 - — - 7 - 7 - - 7 7 - - - 90 77.7
-75Ч> А - г - 7 - - 7 7 7 - - - - _ %ь и м
-го°с А i - - 7 - 7 - - 7 7 - - - - ъо ш

т ш т в ш ш *

Ш Ш П И '

ш ш
SAB.QlflJ

ЦЦ^Ц

QPEUflM

И 1М П 'Ц 2.а9 Альбом 1 часть*  ов

Щ оя Rm* и |^яхк в aptu т и
МАОЦ ДОМ С 5*К0МИАТЦЫМИ л

кштирами у

ш  шшш ш ш ш

ОЩ\АЬ ДАННЫЕ 
I окончание/

^  по жеаеэдшонч
Щ  UM Л.Л.ЯКУЩББЙ
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КОА. при t И̂ с
-20°

44 44 а 44

jct
45

КОЛ.ПРЦ tМ°С
-гг■т у

8 9 9 нч 44

| КОЛ-ПРЦ [

I а 19 19 W 1

Кол. при t°c
-20е-21-40*-41-40°
44 44 42 4М 4?

1кол. при t Нс С. I

1 -̂Нз1<Ц NsliTl

f КОЛ- ПРЦ £к°С"1

b ln  |з |4  1з>1
кол. ПР11 ЕЙ0 t
20-V?■jo41-46
3 ц ъ 3 3

КОЛ- пои Ем'С
-?п-21404l -4tf
424Ъ 4Ц46|47

К О Л П Р Ц  4- н ° С

■7а° - 2 1 У -4 0

6 6 7 7 7

Н. КОНТР. БОБРИНЕВА
4&Ы92-Ц2Ъ9 Алъбо* 1 Часть2 СЕ^ 7

ПРиВЯЪАН 0ДНОЭ7АЖНЪ4Й АВТКК6ДРТ\1РНЬ\Ц СТАДИЯ Лист Листов
жилой ДОМ С 3 КОМНАТНЫМИ 

КВАРТ 4IVAMU р 4
ЗАВ.ОТА-ФРЕЙА4ПН=

План на отм. о-ооо |/С по ЖЕЛЕЗОБЕТОНУ 
|\и иьл.Д.Д-ЯкУШЕВАР9КБР. Бобр и неба ■М*г>

U Ц В .№ ИНЖЕНЕР CACWMA М л !
2 3 8 3 2 -0 2  7
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Р 1 5
Z5S С Х Ш А  tw a tM b l ОТОПЛЕНИЯ. 

« Б А  ЧПРАЬЛЕНЦЯ. 
ЦШРАЛПЬОбАЦИОГО ОТОПЛЕНИЯ
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Отопление. П роект ра зработан  д л я  пяти н а р уж н ы х  ра с четны х  т е м п е 
р а т у р . При варианте  п о кв а рти р и о р о  отопления и с т о ч н и к о м  те п л а  ЯВЛЯЕТ
СЯ КОТЕЛ А В Т -П 5  ИА ТВЕРДОМ ТОПЛИВЕ.
СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ' ДВУХТРУБНАЯ С ВЕРХНЕЙ РАЗВОДКОЙ ПОД ПОТОЛКОМ ЗТАЖА 
ОЬРАТИЫИ-НАд ПОЛОМ И ЧАСТИЧНО В ПОЛУ. В КАЧЕСТВЕ НАГРЕВАТЕЛЬНЫХ ПРИ' ' 
БОРОВ ПРИНЯТЫ РАДИАТОРЫ МС-ТЧО. УДАЛЕНИЕ ВОЗДУХА ИЗ СИСТЕМЫ ОСУ
ЩЕСТВЛЯЕТСЯ ЧЕРЕЗ РАСШИРИТЕЛЬНЫЙ ВАК, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ ИА ЧЕРДАКЕ.
ВСЕ ТРУБОПРОВОДЫ И РАДИАТОРЫ ПОКРАСИТЕ МАСЛЯНОЙ КРАСКОЙ ЗА 1РАЗД 
ОКЛОН СТОЯКОВ ПРИНЯТЬ НЕ МЕНЕЕ-ОЛМ. ПРОКЛАДКА СТОЯКОВ И ПОДВОДОК ОТКРЫТАЯ.

Ве н т и л я ц и я . Ве н т и л я ц и я  п редусм атривается  в ы т я ж н а я  с е с тес тв ен н ы м
ПОБУЖДЕНИЕМ. Отвод ДЫМОВЫХ ГАЗОВ ОТ ИНЖЕНЕРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ 
ПРОИЗВОДИТСЯ 6 ДЫМОХОДЫ ВЕНТБАОК06-

Т ^КА ЗА ЦиЯ  ПО ПРИВЯЗКЕ. При ПРИВЯЗКЕ ПРОЕКТА ИА ПИАНЕ ЭТАЖИ ВЫ- 
2  ЧЕРКИВАЕТСЯ ,А  НА СХЕМЕ ОТОПЛЕНИЯ ПРОСТАВЛЯЕТСЯ КОЛИЧЕСТВО 
+  СЕКЦИЙ .ОТНОСЯЩЕЕСЯ к  ДАННОЙ РАСЧЕТНОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ.

Ъ

йЕДОМОСТЬ РАБОЧИХ ЧЕРТЕЖЕЙ ОСНОВНОГО КОМПЛЕКТА

ЛИСТ НяимЕноаяниЕ Примечание

3 Оыцие ц я и н ы е  .б л с и я и т  м е с тн о г о  отопления

a ПЯЯН ЭТАЖД . бЯРИЯИТ МЕСТНОГО ОТОПЛЕНИЯ

Ок е м  я с и с т е м ы  о т о п л е н и я  . Сх е м а  о ш ь к и

КОТЛА.
Ь я с и я и т  МЕСТНОГО ОТОПЛЕНИЯ

h В а р и а н т ы  и н ж е н е р н о г о  о б о р у д о в а н и я

TUEHf\0 ПОТЕРИ П О М Е Щ Е Н И Й  ККАЛ/ЧАС.

Расчетная
тем п ера ту

РД °с
ЭТАЖ Т и п  ПОМЕЩЕНИЙ

У гл V
А 1 3 Ч S

- ч о ° с 7 776$ 3240 755 2520 7260
Итого Ш з п о 155 1510 7260

-3S °C J _ ИбЧБ н о о 70? 1150 7220
Итого 3046 7200 705 1150 7220

- з о ° е
7 3510 7730 75$ гго о 31(0

«ТОГО 3530 7730 755 1Ю 0 72(0
-о с °р 3 3405 305» ISO 2030 т оto V.

ИТОГО 3405 3050 7В0 1010 3310

г-э О о г-Э А 3300 77S 7(5 т о 3340
Итого 7300 47S 7(5 т о 33 40

КОМПЛЕКТОВОЧНАЯ ВЕДОМОСТЬ РАДИАТОРОВ.

РАСЧЕТ
НАЯ
i-pQ

ЭТАЖ КОЛ-ВО СЕКЦИИ В PAJLUATOPE Всего
СЕК

BCEPO
экмЧ I 5 I Ь I 7 I » 1 7 N0 I «  нг 1» 44 I& 1» 1У

кол-во РАЯИАТОР06
-40°С 7 - 2 - - 2 2 - - - 2 -

_
- 2 708 13.П

-bS°C 7 - ч - - ~ Г - 700 3100
■30°с А - 2 Т “ ч -

~
Т ~ тг~ _ ~гГ - 76 19Л6

-К ’С А ~=г ъ 2 2 - - ~ 2 - ~ г ЪЪ 27.28
ю °с □ ■ вв 2 2 - ' - 2 - - - ВО m

ПРИВЯЗАН

ним?
лап пт а фрсмлии
М1ЕК СИ IfliW ЙПЕМЙВй

181- 1 Э 4 - Ц 2 .8 9 АлЬЕоМ1ЧАсТЬ20В1

Одноэтажный двухквартирнм 
жилой аом с 3* комнатны ми  

КВАРТИРАМИ 
ОБЩИЕ ДАННЫЕ. 

[ВАРИАНТ МЕСТНОГО ОТОПЛЕНИЯ!

е ш т ш  ш ж ш

7
ПО ЖЕЛЕЗОБЕТОНУ
имА А Д кумевя .Кб

23832-01 9
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KOA.nPUtn°C
•20i f -50- y f -40
6 8 8 8 б

КОД.ПРЦ 1Ьн°С
•20i f -30 ■У?-цо
Э (0 и \г \ъ

КОД. При 1:и°С
-20■1} •цГ-3f-ю"
61 8 8 9

|код.при t н°С J

16 1?1 8 1 8  19 |

КОД- прц t ц°с|
-20

г—S1
-3f -ЧЙ

_3_ *о м и £

к о л . HPU t ° u c
-20 •ifУ -40*

8 8 8 8 8

Н.КОНТР. БОБРЦНЕВД "Щ-
л » » - т - 4 2 . 0 9 Даьбом1часть2 ОЕр<

HPUTJ %ЪА  Н

и н е . н ^ .

3A6.QTA. 
Ш БРЛГ 
ИНЖЕНЕР

фРЕЦДЦЦ
БОбРиНЕВА
е д с и н д

ПАНОЭТАЖНЫи АВЧХКВАРТиРНЬШ 
ж и л о  и АОМ с 2>Х КОМНАТНЫМИ 
__________ К В А Р Т И Р А  ММ__________

Пл а н  э таж а
/ в а р и а н т  м е с т н о г о  о т о п л е н и й

2 3 8 3 2 -0

CTAAU* AUCT А и с т о в

f> Z

ПО ЖЕЛЕЗОБЕТОНУ
и м .А А . Я к у ш е в а

2 Ю
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В  ПРОЕКТЕ ПРИНЯТЫ СЛЕДУЮЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ*.
1. ВАРИАНТ С ПРИЯМКОМ.
2. Покольный ввод г а з а . Си с т е м а  га зо с н аб ж е н и я  ра с с ч и тан а  н а  и с п о л ьз о в а н и е  

природного г а з а  &  -  8 5 0 0 ^ $ -  и  Ъ - Ы Ъ  кг/нм***.
^.Вн у т р е н н и е  р а з в о д к и  газо п ро в о д а  зап ро е к ти ро в а н ы  в  с о о т в е т с т в и и  со  

снип  г.о4.ов-в7.
4 . М0ИТАЖ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ. КАИ АКИЗАЫАИ И ГАЗОСНАБЖЕНИИ ПРОИЗВОДИТЬ в 

СООТВЕТСТВИИ С ГЛАВАМИ СНиП 3.05.01- В5. ЬНиП 3.05.01-88.
5. СисТЕМЫ В Ш .Т 4  МОНТИРУЮТСЯ ИЗ СТААЪНЫХВОДОТАЗОПРООДНЫХТРУБ ВО ТОСТ 3262 -1 5 .
6. СисТЕМА К1 МОНТИРУЕТСЯ ИВ ПЛАСТМАССОВЫХ КАНАЛИЗАНИОННЫХ ТРУБ ПО ГОСТ12683.3*17.
1 Длин а  к а н а л и за ц и о н н о го  8ЫПУСКА ОТ НАРУЖНОЙ С Т Е Ш  А О  к о л о д ц а  УЧИ ТЫ ВА ЕТСЯ

ПРИ ПРИВИВКЕ ПРОЕКТА.
В.ВсПЕГШФИКАЦИИ ПО ГАЗОПРОВОД* 7ЧТЕ.НЫ МАТЕРИАЛЫ И АРМАТТРА ОТ КРАНА, У С Т  А- 

НАВКИВАЕМОГО ИА ВВОДЕ. Г АЗОПРОВОД ПРИ ПЕРЕСЕЧЕНИИ СТЕН ЗАКЛЮЧАЕТСЯ В ГИЛЬЗЫ.
Пространство  m e  ж а т  газопроводом  и  г и л ь зо й  з а д е л а т ь  п а к а е и  с  б и т у м о м .

9.Изолинию ТРУБОПРОВОДОВ ХОЛОДНОГО И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЬ ИЗДЕЛИЯМИ 

ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ С ПОКРОВНЫМ СЛОЕМ ИЗ СТЕКЛОТКАНИ. ТОЛЩИНА ИЗОЛИНИИ 

ТРУБОПРОВОДОВ ХОЛОАНОЙ И ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ-ВО м м .

Ос н о в н ы е  п о к а з а т е л и  п о  ч е р т е ж а м  во д о п ро во аа  и  к  а н а л и з  а м и и .

Наи м ен о вани е

с и с т е м ы

По тре б н ы й

НАПОР НА 
ВВОДЕ, 

м

Ра с ч е т н ы й  р а с х о д .
ТСТАНОВЛЕН- 
НАЯММЯЩТЪ 
ЗЛЕКТРОЛВМАг 
ТЕЛЕН1 НОТ

Примечание

|Лсчт. Л ч л/с ОРНПО-
W c E‘

Си с т е м а  В4 Ю 4.44 0.47 0.33 Ц -  &ЧЕЛ.

Си с т е м а  ТВ 10 0.36 0.61 0.36 РАСХОАТЕПЛА 
ЗБЬОО ККАА/Ч.

Си с т е м а  К 4 l.W> 1.75
Си с т е м а  Х \ 1.53 1*Л 11кг(н и ’

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

О б о з н а ч е н и е Н А И М Е Н О В А Н И Е Пр и м е ч а н и е

С с ы л о ч н ы е  .д о к у м е н т ы

т.п . 4 .304 - 63
СРЕДСТВА КРЕПЛЕНИИ САН И ТАРН О 
ТЕХНИЧЕСКИХ УСТРОЙСТВ.

Се р .5.100.3-1. Выпуск 0-1 у н и ф и ц и р о в а н н ы е  у з л ы  „Р о с сы п ь ю " 
АЛЯ ж и лы х  д о м о в .

Се р . 5.305-\0. Вы п у с к  1 
А л ь б о м е

Ус т а н о в к а  г а з о в ы х  приборов  и  ап парато в

Сер. 4.300-3. Вы п ус к  0-1 У злы  И ДЕТАЛИ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗПЛДСТ- 
МАССОВЫХТРУБ ДЛИ СИСТЕМ Вк

Пр и л а г а е м ы е  д о к у м е н т ы

ВКГ 00
СПЕЦИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ ПО 
РАБОЧИМ ЧЕРТЕЖАМ МАРКИ ВКГ

В КГ BWV Ведомость п о требн о сти  в  м а т е р и а л  а х .

кдОМОСТЬ РАБОЧИХ ЧЕРТЕЖЕЙ ОСНОВНОГО КОМПЛЕКТА
Ки с т Н а и м е н о в  а н и е П р и м е м  а н .

1. Основной ВАРИАНТ. ОБЩИЕ ДАННЫЕ.
г Основной ВАРНАНГ.ПЛАН НИЖЕ ОТМ.0.000С СИСТЕМАМИ B1.t3.T4, К1.
ъ Основной вари ан т. План э таж а  с  с и с т е м а м и  В1.ТЗ.Т4.К1, г 1
4 Основной ВАРИАНТ. Сх е м ы  СИСТЕМ B l.TO i Т 4. К 1. Г1
5 Ва р и а н т ы  1а.\(Г,2.3аЛ>(Г. По я с н е н и я  к  в а р и а н т а м  п р о е к т а .
6 В а р и а н т ы  2.3д. 3£ П л а н ы  ниж е  о т м .0 .000 с с и с т е м а м и В1,К1
1 Вариан ты  4а, 10.П л а н ы  э т а ж а  с с и с т е м а м и  ВШ.Т4.К1, И
Б Ва р и а н т  1 .  П л а н  э т а н \а  с  с и с т е м а м и  61,75 1, К1. И
3 В а р и а н т ы  за .зо .П ЛАН ы  э т а ж а  с  с и с т е м а м и  В1ГГ31,К1,п

10 В а р и а н т ы  1а,2,за.С х е м ы  с и с т е м  В1.Т31. П.
41 В а р и а н т ы  2,'За, С х е м ы  с и с т е м  В1Л31, К1
42 ВАРИАНТ 35. СХЕМЫ С И С ТЕМ  В1.Т31, К\.

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ РАЗРАБОТАН В СООТВЕТ
СТВИИ С АЕЙСТВУЮЩИМИ НОРМАМИ И ПРА
ВИЛАМИ И ПРЕДУСМАТРИВАЕТ МЕРОПРИЯТИЯ) 
ОБЕ С ПЕЧНВАЮШ.ИЕ ВЗРЫВНУЮ, ВЗРЫВОПОЖАРНУЮ 
И ПОЖАРНУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ ПРИ ЭКСПЛЧАТА-

Га к о и с т р . п ро е  к т  a  М м * * '  / М м ч  а н о в а  /

Пр и в я з к а  н а с т о я щ е г о  т и п о в о г о  п р о е к т а
ВЫПОЛНЕНА В СООТВЕТСТВИИ С ДЕЙСТВУЮ 
ЩИМИ НОРМАМИ И. ПРАВИЛАМИ 1в ТОМ ЧИСЛЕ 
ПО ВЗРЫВЬ-ПОЖАРНОИ БЕЗОПАСНОСТИ.

Гл. ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА

ПРИВЯЗАН'.

Гинв.гР 1

4 8 4 -4 3 2 .-А 2 .8 9  А л ь б о м !  н а с п г ь  2  В К Г

- —

Од н о э таж н ы й  2 - к в а р т и р н ы й  
жилой до м  с  3 х компотными

КВАРТИРАМИ

Стадия Лист Листов

Р 4 12Ш Ш О Ш П Ш Е З Я

[нЯкш ад А  ИК5ЙЗ 
Г Ш Ш 7 1 С Ш М 1

и
_

м

Основной ВАРИ АН Т. 

Об \д н е  д а н н ы е .

U Г" ПО ЖЕЛЕЗОБЕТОНУ

1\ О и м . К. К.Як у ш е в  А
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В а р и а н т  в ы п и с к а

Т ш

В В О Д Т З - I  Ф20 и 
ТА-1 Ф15 В КАНАЛЕ 
Т Е ПЛОСЕ Т И

П Р И М Е Ч А Н И Е

1. Системы В1.ТЗ,Т4 п р и  с в а й н ы х  и 
с т е л е м а т ы х  « т д л м в н т А х  а н а л о г и ч н ы

2 .  С и с т е м ы  В 1 ,ТЗ ,Т4 ,К1  н и ж е  отм.о.ооо при
О С Н О В Н О М  B A P U A H T E  И E A P U А Н Т А Х  i ( b l S  А Н А Л О 
Г И Ч Н Ы -

АЯ. В9 А л ь б о м !  ч в ш ь 2. Ь К Г

Пр и в я з а н -- ОДНОЭТАЖНЫЙ VКВАРТИРНЫЙ 
ЖИЛОЙ ДОМ С Ъ * КОМНАТНЫМИ 

КВАРТИРАМИ

ти тл  и г д а  и п я а п д

р 1 1SThohtF Репч и н а
З а в л та ? РЕИ дин- ОСНОВНОЙ ВАРИАНТ. 

пААН НИЖЕ отм. 0.000 С 
СИСТЕМАМИ В1.ТЗ,Т4,К1

1 > Е  ПО ЖЕЛЕЗОБЕТОНА 
ПиИМ.А.А.ЯКНШЕВА

тш ш  mrms —П Г н О Т  I и т е и ш и п
1Ъ8Ъ2-02 14
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Цокольный ввод
ГАЗО ПРО ВО ДА

Ф 1 Z «U

ПРИВЯЗАН:
i i

ПГнвГ^ | § ■

КОНТЕ Репчина
ь м л А и м - д м я т а ^ й а

B S I S H i B i

Ю Ы !№ -4 £ .8 9  альбом!  чледь2. ЬКГ

Одноэдажцыц ^ -квартирный 
жилой ДОМ С 3х КОМНАТНЫМ и 

КВАРТИРАМИ 
Основной в а р и а н т . 

План этажа с системами 
Ы Д З Д А  , К1, Г1

СТАДИЯ! 71 ИСТ ЛИСТОВ

№ ПО ЖЕЛЕЗОБЕТОНЫ
им. А. А.Якышева

гг>8ъг-ог 15
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П о я с н е н и я  к

Про е к т  д и к о г о  а о м а  раврабо тан  в Ъж в а р и а н т а х :

В  а р и  л и т  1

НАЛИЧИЕ U.EHTP Л ЛИВОВ ЭННОГО ОТОПЛЕНИЯМ ГОРЮЧЕГО 

BOAOGH АБУНЕНИЯ. ОТСУТСТВИЕ СЕТЕВОГО Г АВ А .

аД П л и т а  н а  с у н и у н е н н о м  г а в е ;

<П ПЛИТА НА ТВЕРАОМ ТОПЛИВЕ.
В а р и  а н т  2..

ОТСУТСТВИЕ U.EHTP АЛИВОВАННОГО ОТОПЛЕНИЯ \Л ГОРЯЧЕГО 

ВОАОСНАВУУУЕНИЯ. НАЛИЧИЕ СЕТЕБОГО Г АБА.

А_ЛЯ П РИГОЮ Б ЛЕН ИЯ УУИШ.И - ГАВОВАЯ ПЛИТА.

АЛЯ ГОРЯЧЕГО ВОАОСН АЕУЙЕН ИЯ — ГАВОВЫЙ ВОАОПОАО"

Г Р Е Б А Т Е К Ь  В П Г - l O i

АЛЯ ОТОПЛЕНИЯ-  М)ГЕ И . Б - Э - У .

В а р и а н т  5 .

О т с у т с т в и е  i l e h t p a л и з о б а н н о г о  о т о п л е н и я  и  г о р я 

ч е г о  BOAOCH АБУНЕНИЯ. О Т С У Т С Т В И Е  СЕТЕБОГО Г А Б А .

А л я  О Т О П Л Е Н И Я  И ГО Р Я Ч ЕГО  ВОАОСНАЕУУУЕНИЯ -  ABT-V7.5. 

а.) П Л ИТ А  НА СЖИЖЕННОМ г а в е :

<П П Л И Т А  Н А  Т В Е Р А О М  Т О П Л И В Е .

В  А Р М  А Н Т  Ш  П Р О Е К Т А .

МОНТАУУУ С И С Т Е М  ВОАОСН АБУН ЕН И Я, К АН  ААИВАУЕИУЛ И ГА В О - 

СНАБУЙЕНИЯ ПРОИББОАИТЬ Б СООТВЕТСТВИИ С Г Л А В А М И  

СНиП В . 0 5 . 0 У -  И  С Н и П  3 . 0 5 .0 2 . - & & .  МоНТАУН УСТАНОВОК С УНИ

ЖЕННОГО Г АБА ВЫПОЛНЯТЬ РЧКОВОАСТВУЯСЪ А  ЛЬ БОЛЛОМ СЕРИИ 

5 . У 0 5 -  УБ и Й Н АИ ВИ АУАЛЬН Ы Е И ГРУППОВЫЕ БАЛЛОННЫЕ У С Т А Н О В 

КИ с м и р е н н о г о  г а в а "  В н у т р е н н и е  р а в в о а к и  г а в о п р о в о а а

Б АП РО Е К ТИ РО В  АНЪУ В СООТВЕТСТВИИ со СНиП 2.0Ц. 0&-&7. 
МБОЛЯЦ-ИУО т р у е о п р о б о а о в  в о а о с н а б у и е н и я  п р о и б в о а и т ь

ИВАЕЛИЯМИ ИВ М И Н Е РА ЛЬН О Й  ВАТЪУ С ПОКРОВНЫ М СЛОЕМ ИВ 

СТЕКЛОТКАНИ. Т о Л Ш Л Н А  ИВОЛЯУ1.ИИ ТРУЬО УУРО ВО АА ХОЛОАНОЙ И 

ГОРЯЧЕЙ ВОАЫ  -В О м м .
Г а в о п р о в о а  п р о к л а а ь у в а е т с я  о т к р ь у т о . П р и  п е р е с е ч е н и и

СТЕНЬУ ГАВО П РО ВО А АОМУУЕН БЫТЬ В А К А Н Т Е Н  В СТ А ЛЬН У Hi

г и л ь в у . К р е п л е н и е  г а в о п р о в о а а  п р о и в в о а и т с я  с помош.ьго
КРОНШТЕЙНОВ И КРУОКОВ.

П р и  п р и в я в к е  п р о е к т а  с е т и  г а в о с н а б м е н и я  а о м н н ы

БЬУТЬ СОГ А АСОВ АНЪУ С МЕСТНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ ГАВОВОГО 

Х.ОВЯЙСТВ А.

Ш - А 9 < 1 - 4 2 . . 8 9  A a w o h  I  ч а с т ь  2  В К Г

|п р и б я в а н : Од но этаж н ы й  ^ - к в а р т и р н ы й  
ЖИЛОЙ Л0И с 1* И V -  КОМНАТНЫМИ 

КВАРТИРАМИ

Ст а л и я Л и с т Л и с то в

Р 1 5~~

В ЛВ.ЫЛ.ГР РЕН АИГСг В а ри а н ты  У а И б Б .  BCLBtT. 
Пояснении к  варнаитмл п ро ек та

2 3 5 3 2 -0

1/ГПО ЖЕЛЕВОБЕТОИЧ
и и и м А й Я к у ш Е В л

2  17
1иив .Н ° — Iu u m ie  н . R e  р т  о в  а ! ---



Б л р и л н т

0

П

Ф100

П ри м ем  а н и е

Системы  В Ш  при свайных. и с т о а б ч а т ы х .
ФУНДАМЕНТАХ ЛИ ЛО ГИЧНЫ .

В АРИАНТ__ЬЪШЧСКА 
К М  ФЮО

По д ъ ем  ВТ~3 
ф хо

Опчск К4-1
Ф50

В ы пу с к  К М  
Ф Ш

4SA-4 9 2 .-U2..ft9 к ь \ > ь т Т  млеть 1  ВКГ

Пр и в я з а н : ОДНОЭТАЖНЫЙ 2 - КВАРТИРНЫЙ Стадия Лист Жетоп
ЖИАОИ л о м  с з *  комнатными 

КВАРТИРАМИ Р БК.контр. Репчина
Ъ ь ъ .ш . Ф рейлин” i= В а р и а н т ы  2., За.В<Г 

Планы ниш е  а т м . 0 .000
С. СИСТЕМАМИ В4, М

| / Г  ПО ЖЕЛЕЗОБЕТОНУ
1\ U им. Л. А.Я к у ш е в  А;----|Иив.# J

23832-02 18
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В арии нт 1а В л т и т  15

БАЛЛОННАЯ НА 2 БАЛЛОНА 3-50
ГОСТ 15860- 84

П Рй МЕЧ А НИ Е:
181- 192. - i l8.89 Ааьбом 1 w m o  2. ЬКГ

СИСТЕМЫ В1.ТЗ,Т4,К1 НИЖЕ ОТМ. 0.000 ПРИ BAPUAR-
TAX 1а ,1& U ОС К 0 ОНОМ ВАРИАНТЕ АНАЛОГИЧНЫ; 
ПЛАН, СХЕМЫ СМ-ЛИСТЫ В КГ-2, В КГ-4.

ПРИВЯЗАН: ОДНОЭТАЖНЫЙ '/-КВАРТИРНЫЙ 
жилой дом С3хКОМНАТНЫМИ 

КВАРТЦ PAMU Р I тН-Контр. PE04UHA <

ш и
—

Варианты ia .IS .Планы этажа 
с СИСТЕМАМи В1.ТЗ.Т4.К1.Г1

1/СНО ЖЕЛЕЗОБЕТОНg
NJ им. А.А.Яюп11Ева1Л1Я*1!Гч»; ЮТТЖЙ MWffll

ПГШТР | н  и ш п х  taOBM
2 3 8 3 2 - 0 2  1 9
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\ Ь \ - \ 9 2 , - 4 2 . . Я 9  Ааъбом  I ч а с т ь  2  Б К Г

ПРИВЯЗАН: Од н о эта ж н ы й  2- кварт  ирный 
жило и дом с  3- КОМНАТНЫМ и 

КВАРТИРАМИ

Ст а л и я Л и с т Л и с т о в

8
К. к о н т р . Мо л ч ан о ва J U c ^
ЗАВ.ОТД. Ф р е й а и -н- В а р и а н т  1. План э т а ж а  

С СИСТЕМАМИ В 1 ,Т М .К 1 ,Г 1
| / С  ПО ЖЕЛЕЗНО ЕЮНЗ 
N J  им. А .А .Я куш еваГл.копст. Мо лчан о ва Л м >>>

U H В. N ЙНЖ.ЕНЕР Че р т о в а Ш г 1
Z3S32-02 20
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Б R Р U ft ИТ 2 В ариа н ты  2.3 а

В 1, Т 3 1 С г  К М Ст К1-2

Польем В1-1 
Ф15

По л ь е м  В1-2
ф 15

% * 1 э т
///> / / // / 

\

>///>>////

\  ОПУСК К1-2
0 ■ JL  Ф50

^•ог Т-<-*8

ла о эб

Вы п у с к  K i - i  
Фюо

ШЧ$&-Ц2.&9 KNV60M I  члсщъ к ЬКГ

При  в а з а и * ОЛНОЭТАЖНЫй 2-к в а р т и р н ы й  
ЖИЛОЙ ДОМ С V  КОМНАТНЫМИ 

КВАРТИРАМИ

ш зимиимш пз
Р | ИИ.КОНТР. РЕПЧЦ Н ft

&AB.QT1. > В а р и а н т ы  2,3а 
Сх е м ы  с и с т е м  Bi,T3l,Ki

1/Е ПО ЖЕЛЕЗОБЕТОН У 
l\UuM. А. А.Якуш ева

Гл.конст ’Льа/ь'
~1 U Н В. N р 1 __ iw - L

23532-02 23





О чсо

Iсм

В едомость с с ы л о ч н ы х  и п р и л а га е м ы х  д о к у м е н т о в

На сто ящ ий  проект выполнен в соответствии
с ДЕЙСТВУЮЩИМИ НОРМАМИ И ПРАВИЛАМИ, В ТОМ 

ЧИСЛЕ ПОЖАРНОМ БЕЗОПАСНОСТИ

Гл. констриктор проект

Hvnuv.1 И
[ А ^ ^ ^ Р Е Й Д И н /

Об о з н а ч ен и е На и м ен о в а н и е ПрИ/ИЕЧАН.

Осы Л ОЧ НЫЕ ДОКУМ Е H ты
С ерия 5407-62 Прокладка проводов в виннпластовых

вып. 1 ТРУБАХ В ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ
Серия  5401-91 Установка одиночных светильников

с лампами накаливания

ПРИЛАГАЕМЫЕ ДОКУМЕНТЫ
Альбом ЭО.СО С пецификация оборудования по

РАБОЧИМ ЧЕРТЕЖАМ МАРКИ ЭО.
ЭО. ВМ Ведомость потребности в материл

ЛАХ ПО РАБОЧИМ ЧЕРТЕЖАМ МАрКИЭС
ЗОИ ИЗДЕЛИЯ заводского  изготов-

ЛЕНИ* с ЭЛЕКТРОКАНАЛАМИ НА 2 ЛИС!

г к

Вед о м о сть  р а в о ч и х  ч е р т е ж е й .

Л И С Т На и м ен о ва н и е ПримЕЧАние

1 Общ и е  данны е ( начало!
2 Об щ и е  д а н н ы е  (о ко н ча н и е/
3 План осветительной сети подвала

ц План освети тел ьно й  с ет и .

5 С х е л (а . Фр а г м е н т ы  плана.

при вязан'

161-192-42.89 Альбом! часть2 Эо

О д н о э т а ж н ы м  2 - к в а р т и р н ы й  
шилом дом с  3  к о м н а т н ы м и
___________К В АРТИ РАМ И .

Общ ие данные /начало/

СТАДИЙ

РД
Ш 1

1

листов
7

КБ'ПО ЖЕЛЕЗОБЕТОНУ
нм. А.А .Якушев*

12>8Ъ2-02 25
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Н а с т о я щ и й  п р о е к т  в ы п о л н е н  в  с о о т в е т с т в и и  с „ У к а з а н и я м и  по  п р о е к т и р о в а н и й  э л е к т р о 

о б о р у д о в а н и я  ж и л ы х  з д а н и й  С Н  - 5 4 4 - 8 1  и  П У Э .

Э л е к т р о с н а б ж е н и е  ж и л о г о  д о м а  о с у щ е с т в л я е т с я  к а б е л ь н ы м  и л и  в о з д у ш н ы м  в в о д о м  о т  в н е ш н е й  

С Е Т И  Н А П Р Я Ж Е Н И Е М  ЪЪ0 / 1 1 0 B .

С е ч е н и е  к а б е л я  и л и  п р о в о д а  д л я  в о з д у ш н о г о  в в о д а  о п р е д е л я е т с я  п р и  п р и в я з к е  д о м а .

В К АЧ Е С ТВ Е  ВВОДНОГО Ш ИТА ВЫБРАН СИЛОВОЙ ЯЩ И К ТИ П А  Я Р Г Ж - 3 0 1 3 2 . У В .

Р а с п р е д е л и т е л ь н ы е  к в а р т и р н ы е  щ и т к и  п р и н я т ы  т и п а  ULK -  2.101 У Х Л 4 .  В щ и т к а х  р а з м е щ а ю т с я

С Ч Е ТЧ И К И  О БЩ ЕКВАРТИРНОГО У Ч Е Т А  ЭЛ. ЭНЕРГИИ И АВТОМАТЫ Д Л Я  ЗАЩ И ТЫ  ГРУППОВЫ Х ЛИ Н И И . 1И -И ТКИ  

УСТАН АВЛИ ВАЮ ТСЯ В ПРИХОЖ ИХ, В НИШ АХ. ГРУППОВАЯ О С В Е Т И Т Е Л Ь Н А Я  СЕТЬ В Ы П О Л Н Я Е Т С Я  

П РО В О Д О М  М 1П В  С Е Ч Е Н И Е М  1  К В .М М , А К РО ЗЕТКАМ  15А С Е Ч Е Н И Е М  4 К В .М М .

П р о в о д а  п р о к л а д ы в а ю т с я  в  п у с т о т а х  п л и т  п е р е к р ы т и й , в  к а н а л а х  и  б о р о з д а х  с т е н о в ы х  п а н е л е й

И ПЕРЕГОРОДОК.

П р о к л а д к а  п р о в о д о в  п о  н а р у ж н ы м  с т е н а м  з д а н и я  в ы п о л н я е т с я  о т к р ы т о  в  с т а л ь н ы х  т р у б а х  

Ф  15мм ПО ЧЕРДАКУ . А ПО ДЕРЕВЯННЫ М  ПОТОЛКАМ В Е Р А Н Д  ПРОВОДОМ АППР ОТКРЫ ТО н а  с к о б а х .

В в о д н ы е  л и н и и  к  к в а р т и р н ы м  щ и т к а м  п р о к л а д ы в а ю т с я , п р о в о д о м  АПВ-ЗВО с е ч е н и е м  б м м ?* 

О с в е т и т е л ь н а я  а р м а т у р а , в ы к л ю ч а т е л и  и  ш т е п с е л ь н ы е  р о з е т к и  м о н т и р у ю т с я  п о с л е  о к о н ч а н и я  

о т д е л о ч н ы х  р а б о т . П р и  м о н т а ж е  с т р о и т е л ь н ы х  к о н с т р у к ц и й  з д а н и я  н е о б х о д и м о  П РИ Н Я Т Ь  М ЕРЫ  ИСКАН) 

ЧАЮ Щ И Е В О З М О Ж Н У Ю  З А Л И В К У  КАН АЛО В  И О ТВЕ РС ТИ Й , П РЕ Д УС М О ТРЕ Н Н Ы Х  В Ж/Б И З Д Е Л И Я Х  Б Е ТО Н Н Ы М  

Р А С Т В О Р О М .

В се  м е т а л л и ч е с к и е  н е т о к о в е д у щ и е  ч а с т и  п о д 
л е ж а т  ЗАЗЕМЛЕНИЮ  ПУТЕМ МЕТАЛЛИЧЕСКОГО СОЕДИНЕНИЯ  
С Н УЛЕВ Ы М  П РО ВО ДО М  СЕТИ

Н.КОНТР.

Основные данные п р о е к т а :
ТВЕРДОЕ Г АЗОВ. ПЛИТ.

1.- Н а п р я ж е н и е  питаюшейсети т01ШВй зао/аюв 
2.. Н а г р у з к а  н а  вводе -  Юквт 9 квт
3 Расчетный ток на вводе -  2.1ЧА Ю.4 А

привязан:

u h b .n

УА В .О Т Д
РУК .Б Р .
Те х н и к

П о м  некий

*РРЕЙАУ
Ск р ы н ч е ш
ЧИЖИКОВА

ш Ш

1BM92-H2.8S Л /и>БОМ| ЧАСТЬ2  ВО.

о л н о э т а м н ы й 2 к в а и и р н ы й  МИЛОЙ I
ДОМ С 3 х КОМНАТНЫМИ К В А Р 
ТИРАМИ

,  О б щ и е  д а н н ы е
/ О К О Н Ч А Н И  Е/

Р А .  I

- П О  ЖЕЛЕЗОБЕТОНУ
К Ь  им. А.А. Я к у ш е в а

2Ъ83 2-02 26
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Прим ечание:
В КРУГЛЫ Х СКО БКАХ  ДАНЫ Н А З В А Н И Я  Д Л И  ВАРИ АН ТА 

КЕРАМ В И ТО БЕТО Н Н Ы Х ПЕРЕГОРОДОК

Ползн&Ш
«ИЭ2-Ч2.89 4 л ь б о а *1  ЧАСТь И 9 0

ПРИВ91В АН:

ИНВ. N

РУК.БР

Те х н и к

В а в .сяд  'Р р ЕЙДИН'
СКРЫНЧЕИКО

Ре д к о й . Полянский
ЧИШИКОВА

ОДНОЭТАМНЫМ 'L- КВАРТИРНЫМ 
НШЛОЙАОМ С  ТР ЕК  К О М Н А Т
НЫМИ КВ А Р ТИ Р А М И _________

СТАДИИ

План осветительной сети

PJl

Лист

h

ЛИСТОВ

И Г  ПО МЕЛЕВОБЕТОНУ
I\U им. А .  ^Якушева

23832-0 2 28
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О Б 111, А 51 ЧАСТЬ
В ПРОЕКТЕ П РЕД УСМ АТРИ ВАЕТСЯ  УС ТРО Й С ТВ О  ВНУТРЕННИХ СЕТЕЙ 

ТЕЛЕФОНИЗАЦИИ. Р  А Д И О Ф И К А Ц И И  И Т Е Л Е В И Д Е Н И Я .

К р ЕПКЕНИЕ ОПОРНЫХ ТРУБ И ГИЛЬЗ АЛЯ Р А АИ О СТОЕК И ТЕЛЕ
ВИЗИОННЫХ ЛНТЕНН ПРЕДУСМАТРИВАЕТСЯ АРХИТЕКТУРНО-СТРО
ИТЕЛЬНОЙ ЧАСТЬЮ.

В В О А Н Ы Е  К АБ Е ЛИ  И П Р0 В О А А  П РО К ЛАД Ы В АЮ ТСЯ  В Т Р У Б А Х  ПО 

Ч Е Р А  АКТ В Ш В А Х  П ЛИ Т П Е Р Е К Р Ы Т И Я  И ПО П Л И Т А М  ПЕРЕКРЫ ТИЯ.

Т е л е ф о н и з а ц и я

Т е л е ф о н н ы й  в в о д  о cycle с т  в а я е т с я  от т е л е ф о н н о м  с то й к и  
СПТ-7. Ч Е РЕ З  АБОНЕНТСКОЕ 3 АУДИТ НОЕ УСТРОЙСТВО АЗУ-5, У С Т А 

НАВЛИВАЕМОЕ НА Ч Е Р А А К Е .

А бонентская  сеть  выполняется проводом  ТРИ-А* 1*0.4
СКРЫТО ПОД ПЛИНТУСАМИ.

Р  А & И О Ф И  К А Ц И  Я

В в О А  Р  А А И О Т Р  АНСЛЯНИОННОЙ СЕТИ О СУЩ ЕСТВЛЯЕТСЯ Т Р А Н С Ф О Р -  

М АТСРОМ ТАМ УНО т М ,УСТАНАВЛИВАЕМ ОГО НА РААИОТРУБОСТОЙКЕ РС-1н а  к р ы ш е  

з а а н и я . П р о т я т н к а  п р о в о а о в о т  р а а и о с т о й к и  АО м е с т а  с п у с к а  в  с т о я к  

п р е д у с м а т р и в а е т с я  в  в и н и п л а с т о в ы х  т р у б а х .

С е т ь  р а д и о т р а н с л я ц и и  в ы п о л н я е т с я  п р о в о а о м  П Т Т Ш -2 М .2 .

ПО П Л И Т А М  П Е Р Е К Р Ы Т И Я . П РОХ.ОА С Е Т Е Й  ч е р е з  с т е н ы  о с у щ е с т 

в л я е т с я  В  ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ т р у б к а х  d  =2.5 м м .

Р а д и о р о з е т к и  у с т а н а в л и в а ю т с я  Н А  В Ы С О ТЕ  4 5 М М  о т  п л и н 

т у с а  И Н А РАС СТО Я Н И И  АО  4000 ММ ОТ Ш ТЕ П С Е Л ЬН О Й  РОЗЕТКИ  
О С В Е ТИ ТЕ Л ЬН О М  с е т и .

Т Е Л Е В И Д Е Н И Е
А-ЛЯ ПР НЕМ Л ТЕЛЕВИЗИОННЫХ СИГНАЛОВ НА КРЫШЕ ЗААН И Я П Р Е Д У С - 

М А Т Р И В А Е Т С Я  УСТ АН О В К А  ТЕЛЕВИЗИОННОЙ АНТЕННЫ  КОЛЛЕКТИВНОГО

Н а с т о я щ и м  п р о е к т  в ы п о л н е н  в  с о о т в е т с т в и и

С АЕЙСТВЧКНШШИ НОРМАМИ И ПРАВИЛАМ И /В ТОМ 

ЧИСЛЕ ПО ВЗРЫВОПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ/

Гл. ИНЖЕНЕР n P O E K T f f ^ ^ ^ ^ /сррЕЙ АИ н/

п о л ь з о в а н и я . Т е л е в и з и о н н ы й  к а б е л ь  РК-15-Ы1 п р о к л а а ы в а е т с я  от
КОРОВКИ V JA P -6  АО КВАРТИР АНАЛОГИЧНО РАДИОТРАНСЛЯЦИОННОЙ

с е т и . З а з е м л е н и е .

А л я  ЗАЩ ИТЫ  СЕТЕЙ ОТ ГРОЗОВЫХ ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЙ ПРЕДУСМАТРИВАЕТСЯ УС
ТРОЙСТВО МОЛНИЕОТВОДА,СОСТОЯЩЕГО ИЗ СТАЛЬНОЙ ШИНЫ tb&M M  И ЗАЗЕМЛИТЕ ЛЕЙ, 

ДЛЯ КОТОРЫХ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ КРУГЛАЯ СТАЛЬ c U ilM M i Д-ЛИНОИ 2 .5 м , с о е 

д и н е н н ы х  м е ж д у  с о б о й  с т а л ь н о й  полосой 40*4 мм. К о л и ч е с т в о

э л е к т р о д о в  о п р е д е л я е т с я  п р и  п р и в я з к е .
О С Н О В Н Ы Е  Д А Н Н Ы Е  П Р О Е К Т А ___________________

И А И М Е Н О В А Н И Е е д .и з м . Кол-во
\ Е М К О С Т Ь  ТЕ Л Е Ф О Н Н О ГО  В В О Д А П А Р г
ч К о л и ч е с т в о  р а д и о т р а н с л я ц и о н н ы х  т о ч е к шт. г
з К о л и ч е с т в о  т е л е  а н т е н н КОМПА. 1

В е д о м о с т ь  п р и л а г а е м ы х  д о к у м е н т о в

О В О ЗН  А Ч Е  Н И Е И А И М Е Н О В  А Н Н Е ПРИМЕЧ.

CC.C0 С П Е Ц И Ф И К А Ц И Я  О Б О РУ Д О В А Н И Я

ссвм В е д о м о с т ь  м  а т е  р и а л о в

В е д о м о с т ь  ч е р т е ж е й  о с н о в н о г о  к о м п л е к т а

п р и в я з а н :

инв.мо
й. Кокте Полянский - ^ 2

181-192-Ч2.В5 Альбом7 шп2 СС

Од н о э т а ж н ы й  ^.к в а р т и р н ы й
Ш1АМХ1А ЛГЧВа Г vkBBAUBlUMtyhA

СТАДИЯ ЛИСТ ЛИСТОВ

РА. ! зmVIIMIVl il\Jm U J  IVUlfinHInDHVIrl
К В А РТИ РА М И

ЭАВ.ЬТД ФРЕИДИН
К  Г  ПО ЖЕЛЕЗОБЕТОНУ
IU) им. А. А. Якушева

Ве д  .кон. Полянский
.__ Обш,ие л у н н ы е .техник ЧимикоАа 2 § [

23832-0 2 32





Типовой проект 181-192-42.89

https://files.stroyinf.ru/Index2/1/4293727/4293727762.htm

