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CD СТАВ ПРОЕКТА

Раэра бот ан
ян с т итутом„Типронисельпром 

Г ос а,г р о п ром а.

Альбом! Роя сн, ит ел ь я ар з апис ко, сх ети г е н е р а, л ьн ого п л ан а,. Технология производства. Холодоснабжение.
Автоматизация технологических процес с ов. В я л о В о е электрооборудование я эл ект роос Вещеяи, е 
Связь а сигнализация.

Альбому Архи т ектурно-строительные решения. Конструкции железобетонные. Конструкции, металлические.
Конструкции, дере Вя яные. Отоп л ен и е и. Вентиляция. Внутренние Водопровод и канализация .

Альбом Ш Строительные изделия ррлол 0. „ _ „ i , o  Утвержден и обеден оАльбом 1Г Сметы . часть 1 и с. ....
I оеистьие институтом,, /ипронисельпром

АльбомУ Спецификации оборудования
. , ~ 0 , г . Приказ й 1/8рльоом VJ Зедомооти потребности о материалах.

от 3/88. 67.

/Тл а 6 н, ы й инженер института A. J. Вутенко

Главный инженер проекта ТА. Хлебников

ИнВ- л/

Прибязан

22512- 01
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Обозначение 
или марка 
Листа

Наименование Стр. Обозначение 
или марка 

листа
Наименование Стр. Обозначение 

или марка 
листа

Наименование С т р.

Содержание альбома 2 нагревательной___машины М/[м2. М3. И4) линия линии К СП- 20 (  оконч а ни е)
/13-1 Пояснительная записка ( начало) 3 Схемы энергетические______________________ ЭМ-9 Приниипиальная схема упоавле - 42
/13-2 Поясните льна я записка (продолжение) 4 ЛТХ-7 Холодияьно- нагревательная машина 25 шкз тоанспоьтеоами пои загоиъ-
пз-з Пояснительная записка (продолжение) 5 м/ (М2. М3 Мб). Схема соединений внешних ке каотосоел я.
пз-ч Пояснит ельная зописка (окончание j 6 проводок. эм-ю Приниипиальная схема ипьавле - 43
ТХ-{ Обилие данные ( начало) 7 ЛТХ-8 Вентсистема !72(п/. ПЗ... П8) Схема соедине- 26 ни я транспортёрами пои выг-
7 Х-2 Обилие данные (окончание) 8 ний внешних проводок ( начало) оузке картосрел Я.
тх-з Технологическая схема. 9 JTX-9 Вентсистема П2(Т7/. ПЗ- /78) Схема соедине- 27 ЭМ -И Схема подключения тр ан спорте - 44
Г У - 4 Технологическая компановка на отм. О.ооо 70 ний внешних проводок (продолжение) ров при вы грибке и загоизке
7Х-5 Разрезы / - / .  2-2. 3-3 4 -4  5-5 7/ JTX-W Вентсистема П2(/1/. ПЗ... /78). Схема соеди- 28 картосрел я.
ТХ.П7 Подставка 72 нений внешних проводок (окончание). ЭМ -!2 План оасположения эле ктоо об о- 45
ТХ. 92 Лоток. /2 ЛТХЧ7 План расположения 29 рудования и прокладки элек-
х - / Обилие данные (начало) /3 ЛТХ-/2 План расположения. Фрагменты 7.2 30 трических сетей.
Х-2 Общие данные ( окончание) 14 J7X-/3 План расположения. Фрагмент 3 37 Э М -В План расположения злектроо5о- 46
х -з План на отм. 0.000 между осями/...6 К...7 /5 JTX-/4 Опросный лист Н/ (начало) 32 рудования и .прокладки электри-

Разрез / - / . ЛТХ-/5 Опросный лист N2 (окончание) 33 ческих сетей на отм. 5. 200 ■
Х-4 Монтажная схема разводки трибо- / 6 ЭМ~( Обилие данные ( начало) 34 Фрагмент /.

приводов___I ___венткамерах между ЭМ -2 Обилие данные (окончание) 35 ЭМ-14 План расположения ялектроодоои- 47
осями /...3, Разрез 2-2. Узел Эм -3 Принципиальные схемы питающих 36 дпвания и прокладки эле ктои -
крепления Воъдухоох ла д и т ел я сетей Ш РВ-/ ШРВ -2} принципиаль- ческих сетей. Фрагмент 2.

ХН 7 КонструкииЯ__ тепловой изоляции 17 ная схема распределительной ЭМ - /5 План прокладки ло тк о в 49
для трубопроводов 6 /2*/6 сети шкасра /2 (/4) Э 0 -/ Общие данные 49

х н г Конструкция____ тепловой изоляции 72 э м -4 Приниипиальная схема распредели- 37 Э Р -2 План сети электрического 50
для  трубопроводов ф57х 3.5 тельной сети  ШР-/{ ШР-2 освещени я .

хнз Гибкая вставка для Воздухоохладителей 78 ЭМ -5 Принципиальная_______схема распре- 39 С С -! Общие данные 5/
J T X -i Обилие данные ( начало) !9 дели тельн ой  сети L/JP-3 (ШР-4) и с с -г План сетей сиги а ли  за и и и 52
Л  Х-2 Общие данные (окончание) 20 шкасра /1(/3) б е з о п а с н о с ти  т е  л е с р о н  и  з а и и и
JT X -3 Вентсистема П/ ( П2... 772). Схема 27 ЭМ-6 Принципиальная схема распредели- 39 ради о р и  кации

а в том а ти за ц и и тельной сети Ш Р -5 ; ШР-6
J T X - i Тепловой пцнкт. Схема автоматизации 22 ЭМ-1 Приниипиальная схема распределитель- 40

Схема соединений внешних проводок ной сети ш и та  управления линии
JTX -5 Вентсистем а В /  ( В В 8). Схема 2Ъ КС/1-25 ( начало).

электрическая принципиальная ЭМ- ?
■------------------ к--------------- 1-------------------------------------------------------------
Принципиальная схема распре- 4/

JTX -6 Управление электрическим холодияьно 24 Ц е ли те ль н о й  се ти  шита у по а в -

и н в .н *
%коитй Ткач

777. 8 1 3 - 2 - 3 S  & 7Нач.отд. иглина i n # 7
ru n Хлебников

С о д е р ж а н и е  а л ь б о м а

Стадия Лист ЛистоК
РП !

п ю ш т т м
г. Орел

225/2 -О/ 3

Копировал: иваноВа___________________ Формат J2
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47роект~л 
аналог 6  
СОН ОСТ. уса.

/ С т о и м  о с т ь  т о  В и п н о й  п р о 5 ( /К и к /и
т а
руб (З О А 4 6 9 3 .9 0 23 5 е т о н  и  ж е л е з о б е т о н . м 2 424/6 ?8 78/. 8 6

н О б и /а а  с м е т н е т  с т о и м о с т ь :
тс.
2 2 L 3 3 5 ,8 8 4 /6 .0 7 В  т о м  ч и с л е  :

8  т олк ч и с л е : м о н о л и т н ы й я 5 3 3 ,3 7 6 9 6 .8 7

с т р о и т е л ь н о - м о н т а ж н ы х  р а б о п ы . » г а ,s i г  so. 9 / с б о р н ь /й V 7 /2 ,9 1 8 8 . 3 /
о б о р у д о в а н и я Ч 425 .37 1 5 / . /S J L Т о ж е  н а  / м 2 о б щ е й  п л о щ а д и У 0 5 8 0 ,4 9

2 С т о и м о ст ь  с т р о и т е л ь н о -  м о н т а ж н ь /х 2 5 А е с о м а т е р и а л ы м 2 5 8 .4 4 3 3 ,3 2

р а б о т  б м 2  о б щ е й  п л о ш а д и  З д а н и я ру8. 420.65 /3 7 6 6 26 А  е_сом a m  е р и а л  ь/, п р и в е д е н н ы е  к  к р у г о м  у  лесу )/ 8 8 4 2 4 9 . 5 7
3 С т о и м о с т ь  с т р о и т е л ь н о  -  м о н т а ж н ь / х 2 7 К u p n a v тыс.

/ЦТ, 448.69
—

р а б о т  н а  б м 2 с т р о и т е л ь н о г о  о б ъ е м а И 2 2 ,2 7 3 2 . 6 0 28 Т о ж е  н а  / м 2 о б ш е й  п л о щ а д и // 47,02 -

4 С т о и м о с т ь  о б и /ая  н а  р а с ч е т н ы й  п о к а з а т е л ь V 488.67 2 /3 .3 7 Э к с п л у а т а ц и о н н ы е  п о к а з а т е л и
5 С е б е с т о и м о с т ь  х р а н е н и я  п р о д у к ц и и .

тыс.
т . 8 5 .5 1 8 7 , 7 5 Р а с х о д

То w e  , н а  р а с ч е т н ы й  п о к а з а т е л ь // 0 .0 4 2 0 . 0 4 5 2 9 В о д ы м3/ ч 3 .6 5 0 6
6 У  о оВен ь р е н т а б е л ь н о с т  и /ш н о 8 н ы м  Ф о я д а м дщ8 0 ,5 / 9 , / / 3 0 Х о л о д н о й % Я. 5 8 6  8 8

7 С р о к о к у п а е м  о с т и год. 4,9 5 . 8 9 31 К а н а л и з а ц и о н н ы е  с т о к и // 9,36 / 2 . 8 0

8 П р и б ы л ь
тс-
т . 107 .40 9 6 , 9 0 3 2 Т е п л а , к т .

Ш б
47330
20.80

2 / 5 / 5  _
я * ; * *

9 /? р и В е д е к н б /£  зат о  а.ты н а  4т о н н  У  е м к о с т и м . 7 2 .7 7 7 9 . 5 6 В  т о м  ч и с л е :

40 Уровень м е х а н и з а ц и и  пвш Зпдет беннь/к процессов 9 9 5 9 ,н а _  о т о п л е н и е // /7930 
20, SO

2 / 5 / 6  
2 4 .  & 6

41 С т е п е н ь  охват а р а Ь о т  м еха ш и и р о к ю ш м  трудом Ъ - 8 5 8 5 33 Т е п л а  н а  о т о п л е н и е  б м 2 о б щ е й  я л а ш о д и И Т Ш Г
рооя

/А 3 0
О. о //

Л . Производит ельност ь труда на  одногоработа/ошего
тыс.
ехб- 24.248 2 3 , 2 3 / 34 О б ъ е м  с т р о и т е л ь н ы й м } 44700 В/2 7 .0 0

т о ж е  , В н а т у р а л е н  о м  В ь / р а ж е н и и т . 78.83 7 5 .  а п 3 5 О б ъ е м  с т о  о и т е  ль н  ы й  н а  оосчетнь/й показам ель )1 5 .7 5 i  ( 7
п П о с т о о е ч н ь /е  т ондоВ ь/е з а т р а т ы

чел.
ч. 32760 2 3 / 3 7 3 6 П л о щ а д ь  з а с т р о й к и М 2 2284.00 /8 ( 4 .4 0

J L То ж е , н а  б м 2  с т р о и т е л ь н о г о  о б ъ е м а V 2 ,8 2 . 8 5 37 О б щ а я  п л о щ а д ь // 216Оло 1 2 7 8 .3 0
45 То ж е ,  н а  р а с ч е т н ы й  п о к а з а т е л ь V 4 6 .9 9 //■ 8 7 3 8 О б щ а я  п л о щ а д ь  н а  р а с ч е т н ы й  показат ель V 1,06 1 .0 /

Р а с х о д  с  /п р о  и т е л ь н ь / х  м а т е р и а л о в 3 3 П о д о б а й  р а с х о д  т е п л а гдш 14(7.86 1 ( 5 , 3 2

46 Ц е м е н т т. 348,68 2 2 3 . 9 5 Во Т о д о В о й  р а с х о д  э л е к т р о э н е р г и и 4 8 п 492.84 4 (2 , (S

47 Ц е м е н т  , п р  и В е д е н н ь /й  к  М 4 9 0 7! 3 4 7 .7 7 2 2 4 / 0 41 В м е с т и  м о с т ь  X Р а н  и л и ш а ГО 203600 4 9 5 0 .0 0

18 Т о ж е ,  н а  б ы 2 о б щ е й  п л о ш а д и V 0,18/ 47,/73 4 2 XXI1111!

Уел. 2 6 2 6

/ / С т а л ь V 79,44 / 8 3 2 5 4 з П о о л /п я  /?/?0 с ? у *  щ / / / / ГЯС,
руб 583.470 5 0 7 0 0

у Сталь, п р и В е д е н н а я  к  к л а с с а м  А 4 и  СтЗ V 443.63 2 0 9 .0 7 4 4 Р б щ ая  ПАтепол/ДЯ б/п4>иллост б о  п /эи б хум п ы
Ъ/р.
суд. 5 2 7 ,5 0 5 6 / 7 0

21 То ж е ,  н а  б м 2  о б щ е й  п л о щ а д и i> 0 ,0 5 7 0 / 0 5

гг Т о  ж е ,  н а  р а с ч е т н ы й  п о к а з а т е л ь 1! 0 .05 0 / 0 7

О б щ а я  ч а с т ь .

Т и п о б о й  п р о е к т  f / С е к у и о н н о е  х р а н и л и щ е ( С е м е н ~  
н о г о  к а р т о ф е л я  В м е с т и м о с т ь ю  2 0 0 0  т о н н  ' разработ ан  
и н с т и т з т о м  „ Г и п р о н и с е л ь п р о м ' 'Р о с а г р о п р о м а  Р Р Р Р  
н а  о с н о в а н и и  з а д а н и я  н а  р а з р а б о т к и  п р о е к т а ,  
е т В е р м д е н н о г о  2 0  д е к а б р я  4дВ5г. М и н и с т е р с т в о м  
с е л ь с к о г о  х о з я й с т В а  СССР.
C m р о и т е л ь с т В о  х р а н и л и щ  п  р е д у  с м а т р и В а е т с я  

О р а й о н а х  с т р а н е /  с  т е м п е р а т у р о й  н а р у ж н о г о  
В о з д у х а  м и н у с  2 0 * 0  . Х р а н и л и щ е ,  п р е д н а з н а ч е н о  
д л я  п р и е м к и ,  п о с л е у б о р о ч н о й  о б р а б о т к и  и  
х р а н е н и я  с е м е н н о г о  к а р т о ф е л я  В  м е с т а х  его  
п р о и з В о д е т В а  . Р а б о т а  х р а н и л и щ а  п р и н я т а  В  
о д н у - д В е  с м е н е /  п р и  5 - т и  д н е В н о й  р а б о ч е й  н е 
д е л е  . Х р а н е н и е  к а р т о ф е л я  п р и н я т о  р о с с ы п ь ю  
с  В ы с о т о й  н а с ы п и  3 ,7  м . В  с е к ц и я х  В  У с л о В и я х  
а к т и б н о й  В е н т и л я ц и и  п р и  т е м п е р а т у р е  
2 . . . й ° 0  и  о т н о с и т е л ь н о й  В л а ж н о с т и  S O .. . 5 5 % .  

П р о е к т о м  п р е д у с м о т  р е н а  м е х а н и  з а ц  и х  р а б о т  
п о  п р и е м к е ,  п о с л е у б о р о ч н о й  и  п р о д р е а л и з а ц и о н к о й  

о б р а б о т к е  к а р т о ф е л я .
С ц е л ь ю  о б е с п е ч е н  и  я  о х р а н ы  о к р у ж а ю щ е й  с р е д е /  
п р е д у с м о т р е н о  о б е з б р е ж и В а н и е  обору д о  В а н а я  
В о т д е л е н и и  п р о т р а б л и В а н и я . О т р а б о т а н н ь / е  
растВор ь/ е д о х  и м  и к а  т о  В  о б е з В р е ж и В а ю м с я  В спецу- 

а л ь н о й  Я м е  х л о р н о й  и з В е с т З ю . М е с т а  У т и л и з а -  
ц и и /  х р а н е н и е  я д о х и м и к а т о в  и  д е з и н ф и ц и р у н з -  
щ и х  м а т е р и а л о в  о п р е  д е л я  ю т  с Я п р и  п р и В я э к е  
п р о е к т а .
О с н о В н ь /е  т е к н о л  о г и ч е с к и е  и  а р х и т е к т у р н о -  
с т р о и т е л ь н ы е  р е ш е н и я  о т В еч а/о т  с о в р е м е н н ы м  
д о с т и ж е н и я м  о т е ч е с т в е н н о й  и  з а р у б е ж н о й  
н а у к и  и  т е х н и к и  В  о б л а с т и  х р а н е н и я  к а р т о ф е л я .  

Т и п о В о й  п р о е к т  р а з р а б о т а н  В  с о о т В е т с т В и и  с  
д е й с т в у ю щ и м и  н о р м а м и  и  п р а б и л и м и  и  п р е д у с м а 
т р и в а е т  м е р о п р и я т и я  , о б е с п е  ч и В а н з щ и е  Й з р ы В н у ю  

В з р ы В о п о ж а р н у н з  и  п о ж а р н у н з  б езо  п а  с н  о с т ь п р и  

Э к с п л у а т а ц и и  з д а н и я .

Йпроекте использоВан Способ укладки продукции 
отдельным и партиями по заяЗке Гипро нисельпрома  . 

vСпособ укладки о.к. продукции" /б 44 0644/36-43(453783) 
с  приорит ет ом от Н М .  86 г , по кот орому получено 
реш ение Рос у д  ар cm В е иного комитета СССР по 
делом  из обр и т ен  и й и открытий от 28мая 4987 г. 
б качестВе проекта-аналога принят т.п.843-2-/В.85„Хранилище
£  £  jUj £ рВ H.OBQ К С1 р  ̂  99 ЯЛ КЗ Л Q £ йл КЗУЬ on // л *  мм л. уЛ УУ?/)Л м/1 // // ш 1 IV йб '

Ja  £ i
с е м е н н о г о  к а р т о ф е л я  В м е с т и м о с т ь ю  4 9 0 0 т о нн  у з  л м к .уби/Аи/// ПОе///я/о/2 / vj>a/M/A*0/j х/ллбе/гы

РриВяЗйН

т.п. & 43-2-56. S7. ПЗ

П о я  с н и т е л ь н а я  
з а п и с к а

Стадия бис т ЛмстаВ.

т рт т ьт м
г. Орел

Копировал МдратоВа
22512 -O f

ф орм ат  Л 1
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Основные положения по производству Размещение временных зданий и сооружений следует выполнять S
строительных и монтажнь/х р о б от строгом соответствии о противопожарными нормами и правилами.

Настоящие положения разработаны Эля условий отрои- Специфику строительства секционного хранилища семенного
тельетва в освоенном рай оно сило ми общестроительных картофеля составляет наличие каналовиз сборных конструкциироз-
и специализированных организации, обеспеченных необхо* мецммык в секциях хранения, что препятствует проходу через них
димыми средствами механизации и производственной базой. Монтажных кранов. Строительство целесообразно вести в следующей 

До начала производства строительно-монтажных работ последовательности:-после разбидочных робот, устройства рунда- 

должны быть выполнены мероприятия и работы по подго- ментов и приямка В1 выполняют монтаж колонн; 
товке строительного производства. -Выполняют работы по устройству каналов в осях 1т 5  и

/,7одготовма строительного производства, включает в  себя Заканчивают работы нулевою цикла; 
проведение организационнь/х и технических мероприятии: -монтируют внутренние стены, плиты перекрытия, балки и плиты

-разработку и прибязку к местным условиям Строительства покрытия в едином потоке комплексным методом;  
рабочей док ум е н та ц и и : -монтируют наружные стеновые ограждения;

-заключе ние договоров подряда на капитальное строительство; - после введения поземных конструкции, включая устрюцство кровли, прие*

- разработку и утверждение проекта производства работ; ЛУпаю? к монтажу технологического оборудования;
-создание геодезической разбивочной основы; -выполняют специальные и отделочные работы.

-заключение договоров на изготовление и поставку обору до- Вынос в нотуру осей хронилища производится с помощью геодезичес-

вания и металлоконструкций; инструментов в  соответствии с СНиПЗ. 0Ш-64„Геодезичес-
-инменерную подготовку территории строительства, включаю- кие работы в строительстве".

щую:расчистку площадки, срезку растительного грунта, плони- Траншеи и котлованы под фундаменты здания розрабатывоютзкеко- 
ровку территории, устройство подъезднь/х автодорог, проклод- ватером, оборудованным обротной лопатой с ковшом емкостью 0,5м*. 

ку инженерных сетей) возведение постоянного или временного Обратнуюзооыпку грунта выполняют бульдозером, а в недоступных для 

ограждения, обеспечение площадки противопожарным во до- радо ты бульдозера местах- вручную. Грунт обротной зосыпки уплотняют

снабжением и инвентарем, возведение инвентарных временных в  соответствии с требованиями СИ536-8 i„Инструкции по устройству 
зданий и сооружении. обротмь/х засыпок грунта в  стесненных местах". Земляные работы

Д ая выполнения строительно-монтажных работ вминималь- выполнять в соответствии о требованиями СНиЛы-в’76Земляные 
ные сроки\ снижения сметной стоимости строительства и. сооружения ".
сопутствующих затрат, следует уделить особое внимание При производстве работ по устройству монолитных фундамент од 
организации строительной площадки, технологической последода- руководствоваться СНиЛ/[/ -/5‘ 76 „Бетонные и железобетонные 
тельности работ, возможностей их совмещения, концентрации конструкции монолитные. Все работы по возведению подземной части 

материальных и трудовых ресурсов на роботах, определяющих здания сдаются и принимаются по актух в котором указывается 

общую продолжительность строительства и обеспечивающих фронт соответствие грунтов проектным данным, 
последующих строительных процессов. До наиала монтажа сборных железобетонных конструкций над- 

При. решении вопросов организации строительной площадки ре- земной части здания и каналов в  осях f r S  должны быть вь/пол- 
комендуется рассмотреть использование проектируе- йены работы по устройству фундаментов и приямка П1, обратной
мь/х объектов для нужд строительства. Подъездные автодороги, Засыпке грунта, подготовке стоконов фундаментов под колонны и 
сети водопровода, канализации и электроснабжения, какправило, основания под каналы.

должны использоваться существующие или проектируемые Ври производстве работ по монтажу сборных бетонных и

постоянные, полоненные #поо>го70#1/гелонын пер о off. мешо бетой ныл хонтрщ ий рукоТоЫоватш СНиП§-<6-80

Всходя из обь ем но-планировочных решений здания, весовых 
и конструктивных характеристик монтируемых элементов, произ
водство монтажных робот рекомендуется вести сгреловь/м 
самоходным кроном с параметрами: грузоподъемность не менее 
16т, длина стрелы 18т.

Колонны устанавливают в ста коны фундаментов центрируя до 
совпадения рисок колонн с рисками на верхней плоскости 

фундамента при помощи кондукторов по ГОСТ24259-80. 

Установка конструкций на т о н н ы  допускается после достиг
ни я бетоном в  стыках колонн и фундаментов 70% проектной 
прочности. Ври монтаже конструкций каналов сборные лотки 
укладывают на еппанировоное песчаное основание, бетонную 

смесь для днища и стен каналов укладывают полосой, 

огражденной с обеих сторон досками, выверенными по отметкам 

заложения каналов при, помощи нивелира. Уплотняют иразрав- 

н ибо ют бетонную смесь поверхностными вибраторами ИВ-91, 
глубинными Вибраторами ИВ-21 и Виброрейками СО-131.

Валки и плиты покрытия каркаса здания монтируют 

после установки и закрепления всех нижележащих кон

струкций каркаса здания.
Продолокительность строительство секционного хранилища 

семенного картофеля вместимостью 2000тонн составляет 

11 месяцев, в том иисле подготовительный период 2 месяца.

К  строительству приступить при налииии ЛПР.

Указания по производству работ 
в зимних условиях

При низких температурах наружного воздуха особое 
внимание следует уделить земляным работам, устройству 
монолитных бетонных и железобетоннь/х конструкций , 

кирпичной кладке и отделочным работам.

Земляные работы и устройство монолитных фунда

ментов рекомендуется выполнять в теплое время года.

( ГП.ЫЗ-2 -3 8.87 г
225/2 -Of б
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П р и  н е о б х о д и м о с т и  Вы полнения зелллян Ь /х р а б о т  при  

о тр и ц а те лЬ н о и  те м п е р а тур е  н а р у ж н о го  В о з духа  следует- при

н я т ь  ллерЫ к уменЬшенинэ глуб и н Ы  пром ерзания г р у н т а  п у 

тем рЬ/осления В е р х н е г о  сло я г У т е п л е н и я  м естнб/м и т е п 

лоизоляций ннЬ/лл и м а те р и а л а л л и .

Разработку /мерзлого гр у н т а  В е сти  п у телл механическогорЬ/хления. 
Поверхностное уплотнение грунта трамбован и елл В  зи м н е е  врелля 

Вести при талом состоянии гр у н та  и е сте ств е н н ой  вла ж ности . 
Обратную засЬ/пку ф ун д а м е н то в  с л е д у е т  пр ои зво ди ть  талб/лл 

гр унтом , бетонирование фундаментов выполняется в  соответствии  
с разделом „5 С Н и П ш -1 5 -7 6 „ Б етаннЬ /е  и  ж е ле зо б е то н  нЬ/е кон

стр укци и моналигнЫ е . Правила производстве/ и  прием ки работ!' 

Производить бетонирование  „ в  распор * в  м ерзлом  ерун ге) а  та к 

же устр о й ство  ф у н д а м е н т о в  н а  пром ерзш ем  основании з а 

прещено. В о з в е д е н и е  к а м е н н Ь / х  к о н с т р у к ц и и  производить  

с соблю дением  р а з д е л а  „7  СИ и  П. Щ -17 -7 8  „КяменнЬ/е конструк

ции. П равила  пр оизводства  и  п р и е м к и  р а б о т : Отделочнб/е р а - 

ботЬ/ в  э й  м н и  и  п е р и о д  д о лж н Ь / в е с т и с б  п р и  дей ств ую щ ей  

с и с те м а  ото п ле н и я . Н аруж ную  о тд е лк у  вЬ/полнитЬ в  те п л Ь ш

п е р и о д  в р е м е н и .

т ребования  по тезенике. безопасност и

При производства строителЬно-м онтаж нЬ/к р а б о т  следует стро

га  соблю дать тр е б о ва н и я  главЬ/ СН и ПШ -4 -8 0  „Т е х н и к а  безопас

но сти  в  с тр о и ге лЬ с тв е ", „Правил у с т р о й с т в а  и б езопасной экс

п л у а т а ц и и  грузоподземнЬ/х к р а н о в * УтверясденнЬ/х Го сгор те х

надзором  С С С Р  и  „П р ави л п о ж а р н о й  б е з о п а с н о с ти  при произ

в о д с т в е  стр ои телЬ н о-м он та ж н Ь ю с р а б о т , у тверж деннЬ/х Глав- 

нЫм Управлением  п о ж а р н о й  охранЬ/ М Ь Д  С С С Р  в  1977г.

При монтажа конструкции должна бЬ/тЬ обеспечена прочность и устой

чивость конструкции под действием собственной массЬг, мантажнЫх 

нагрузок,снега и ветра, что достигается соблюдением последовательности 

монтажа, соблюдением проекгнЬгх размеров опорнЫх площадок своевре

менной установкой постоянных или временнЬ/х связей и креплении.

Hq строит^лЬ но и  площадке должнб/ бЬ/тб организованы пожарнЬ/е 

посгЬ/ с противопожарнЬ/ми средствами в  районе строящегося з д а 

ния, а  такж е апределенЬt особо опаснЬ/е зонЫ в  пожарном отноше

нии и реж им  работЬ/ в  п р е д е л а х  э т и х .  зон.

Пров.

График произёодстЁя pl/fom по строителбст^ секционного хранил и щи 

семенного картофеля ёместимостЬю ZO O O  тонн ( J / v t i  н  * -2 0 ° с )

Н а и м е н о в а н и е. канст рукт ивнЬ/х  

э л е м е н т о в  и р а б о т

О б Ъ е м
р а б о т

Затратб/
труда,
чел. дни

П. ер и о д 6/
ПодготобигелЬ| О с н о в н о й

£д.
изм. Кол-во

М е с :я ц 6 /
1 2 3 4 5 6 7 8 9 /О 11

Т"77----------------------ГТ- T7ZZ7 3559

Я Подъемная чаптЬ в  том числе'. 903
а м

м3 S6S4 109 —

1 2 фундамецтб/
— п— 228 172

/ з Подъемное хозяйст во —ч — 309.35 622

2656

--//— 131.4 /36 -

--* // -- 501. 73 М э

1 6 ПерекрЬ/тие и  покрЬ/тие. *>г 2061.4 52

1. 7, Кро вл Я — // — 2310 802

1.8 П ер его р о д к и — //— 263.1 35

1.9 П ро ем 6/
— //— 151.66 51

1.10. Полб/ 1451 223
шшш

1.11. Лестницб/ и площадки сталЬнЬ/е Г 5.4 22

1.12. изаляционнЬ/е. работЬ/ /И2 673.16 4ог

1.15. ОтделачнЬ/е. работЬ/ —//— 9376 353

1.14. Прочие раба mbit а) рязнЬ/е 2285 100

б ) мет аллоконст рукции Г 10.25 31 “

2 Санит арно-технические работЬ/ г. руб. 15.51 2б4

3. МонтажнЬ/е работЬ/.-

а) технологическое оборудование. 123.19 1/16

б) электротехническое оборудование 12.75 336

4. Пвт омат ика а  КИП. — и-- 8.7 211

5. Прочие работЬ/ (радиофикация, телеро-

низациЯ, сигнализация безопасност и) — //— 0.57 18 —

итого: Ш 4

Т.П. 8 1 3 -2 -3 8 . 87 ПЗ 
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Cut генплана*

6

Зкспл и наци, я знании, и, сооружении
•Номер п о  генплан*

N а и м е н о б а н и е / С о о р З и н а / п ь /

/ С е к ц и о н н о е  х р а н и л и щ е  с е м е н н о г о  к о н т о -
т е л о  в м е с т и м о с т ь ю 2000т о н н / О л д ё н  - -20 °с)

г А ё т о м о З и л ь н ы е  ёеоь/ г р у з о п о д ъ е м н о с т ь ю т. п . 4/6-7- /03
30т о н н  н а  о О и н  п р о е з О  с  п л а т ф о р м о й
д л и н о й ,  / 5м

3 П г р О е р о О н а д  н а  /4 и с л о У е к m.n. 89/-02-9/
* П а р О е р о й н а н  н а  40 с е л о  Sex m.n. //29-Г/С-90
S У  У о р н  а д  м е ж о к а я m.n. 34/ -02- 44
6

— -̂---- — _

У У о р н а я  ж е н  сна. я m.n. £/4-02-4s

Показатели генерального плана, га,

/ /а, и, ме ноёание
АКоли-  
чеетОо Процент

/. Плоилабь £ огран/Оении* 0 ,6 6 /0 0
P r  ь том и и еле/

/./ ПлоеиаОь застройки, 0 ,29 3 6

/£ Плоила(Рь Оорог и ллоисаОо* 0.26 3 0

/ 3  ПлощаОь озеленения 0J 6 2 5

Приёнзан

Он ОН г

г.  П .  6 ^3-2  - 3 6 . 8 7  

225/2 - Of 7
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Ведомость рабочих чертежей осноёного комплекта.

Лист Наименование Примечание

1 Общие данные ( начало)
2 Общие данные (окончание)
3 Технологическая схема
* Технологическая компоновка на отм. О.ООО
5 Р я м я ы  {-/ 2 -2  3-3 4-4, 5-5.

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

Обозначение Наименование Примечание

Прилагаемые документы

П Н / Подставка
ГХ. И2 Лоток
ТХ.СО S> 1 г *

0 Лльбом V
тх.вм Ведомость потребности В материалах Л  львом yi

Ведомость основных комплектов рабочих черте осей.

ТипоВой проект разработан В соответствии с действу
ющими нормами и праВчлами и предусматривает мероприя
тия ( обеспечиВающие Взрывную, Взрывопожарную и пожар
ную безопасн ость при эксплуатации здания.
ГлаВный инженер проекта $ * ^ ^ 1  Г. Л Хлебников I

Услоёные
— кВ—  картосрель (борол)
— кс—  картосрель стандартный 

кн— картосрель нестандартный 
—з —  земля
— Кх__ картофель после хранения
— кр— крупная фракция 
-ср—  средняя фракция 
— М —  мелкая фракция

обозначения.*

— кл—  картофель протраВленный
__ 0 ___ ядохимикаты
__мс__моющее средстВо ДЦЛС

___Мр___  моющий раствор
0 г  подВод Воды
-------- ^  спуск В канализацию
, — . /  смена 

2 смена 
круглосуточно

Общие указания

Данная часть проекта разработана наосноёонии задания 
на проектирование, утверждённого Министерством сельско
го хозяйства СССР 20 декабря 1925г. В соответстёии 
с требованиями„ Общесоюзных норм технологического 
проектирования предприятий по хранению и обработке кар
тофеля плодоовощной продукции ' ОНТП- 6-26.

Хранилище предназначается для приёмки, послеубороч
ной и предпосадочной обработки семенного картофе
ля  В местах его производства.

Характеристика вместимости хранилища.

Обозначения Наименование Примечание

ГП Генеоальный план
ТХ Техноло ги я пооиз во детва
X Холодоснабжение
лгх Автоматизация технологических процессов
эм Силовое электрооборудование
30 Электрическое освещение
сс Связь и сигнализация
АР Лохитектурные решения
кш Конструкции железобетонные
км Конструкции металлические
КА Конструкции деревянные
ов Отопление. Вентиляция и кондииио-

нилоВание Воздуха
вк Внутренние водопровод и канализация

Наименование
Секция 
Хранения ьН

Секция
хранениям

Секция 
хранения НЗ

/а
Секция 

хранения N4

улица 1
Всею

хранилища

Вместимость,
m

5/6 5/0 5Ю 499 2035

Работа хранилища принята В одну-две смены при 5HlL 
днеВной рабочей неделе.

Наименование
операции

Объем 
работ, г

§

Месяцы
В
емщ

д
язь

j 1 1
а
t 1 1 !

1
■s

f
1

f
1

Приёмкой после 
уборочная обработ
ка картосреля.

№63392 20
/0_ 30

Загрузка на хране
ние. Ю1.82035 20 I0__30

Хранение 2035225 / 25 10 3f

Выгрузка и предпо
садочная обработка бг,91SSS 30 W 25bmi

Отправка на посадку 58 mo 30 1025trrrrl

Технология хранения и обработки

Перед загрузкой хранилище дезинфицируют, опрыскивая / %  

раствором формалина, проветривают, Внутренние поверх
ности белят 20% раствором свеоке гашёной извести 
с добавлением медного купароса и просушивают.

Картосрель В хранилище доставляется с поля рос
сыпью В необработанном Виде.

Доставленный картосрель Взвешивается на автовесах, 
сортируется для отделения земли и нестандартных 
клубней, Стандартный картофель загружается В секции 
хранения. После загрузки В течение / 5 суток картофель 
проходит„  лечебный"период при температуре 75±3°с. и 
охлаждается за 20..АО суток до температуры хранения ■

Хранение картосредя принято россыпью Высотой на

сыпи 3,7м В секциях В условиях активной Вентиля
ции с искусственным охлаждением при температуре 
2... 4  °С и относительной Влажности 90,., 95°/о.

Перед Выгрузкой картофель прогревается В секциях 
хранения при температуре /0... i2°С 6 течение 10дней, 
ъатем перебирается и калибруется на 3 фракции. 
Каждая фракция картофеля протравливается, за
груж ается россыпью В автотранспорт и после 
Взвешивания на автовесах отправляется на посадку.

Расход препарата ТМТД ТОСТ 15247-79 на протравли
вание клубней картосреля составляет 3,574 т/ю д.

использование отходов производства

Отходами производства при обработке и хранении 
картосреля являются земля и нестандартные клубни

Земля, выделенная при обработке Вывозится на 
поля, нестандартный картофель-на корм скоту.

инз. ы°
Ш-иин
Н. контр.

Карпенко 6

Нтотд.
OULТлтехч

Хлебников
Мольная Ж

Cm. инж.
Пров-

Ткач.
Цглина

Вцк. гр. Шмйиеё
Лёмина
Шмачёв.

мы

щШ1

Привязан

т.п. 8 V 3 - 2 - 3 8  8 7  Г Х

Секционное хранилище семен
ного картосреля вместимостью 
2000тонн г для £н - -  zo°c)

К$ЬМ\ ШШиШ шпччиМ-я

Общие данные (начало)
р I

1ГШ1РШШЫ1Р0М
г. Орёл

225X2 -О/ г  
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Списочное количество работающих принято о 
с о о тв е тс тв и и  с объёмом работ, трудоёмкостью 
производственных процессов и приведено В 
табл 2.

Таблица 2

аi1 Количество рабо
тающих, чел.

Группы произ
водственных

профессий 1 смена2сменаСутки процессов по 
СМиПЛ-92-К

Кладовщих / - 1 15
Слесарь - электрик 
Рабочие на обслуживании 
КСП- 25)

/ 1 2 15

Оператор / 1 2 15
Подсобный рабочий / 1 2 15
Рабочие на переборке 
Рабочие на обслуживании 
ТХ 6-20.

18 18 36 15

Машинист 1 / 2 15
Подсобный рабочий 
Рабочие на протравливании

2 2 4 15

картосреля 1 1 2 Ш5

Umozo: 26 25 51

Механизация работ

Проектом предусмотрена механизация ра
бот по приёмке , послеуборочной и предпоса
дочной обработке картосреля.

Уровень механизаци работ в  хранилище состав
л я е т  99°1о.

Картосрель доставляется к хранилищу а в то - 
самосвалами грузоподъёмностью до !2 т о н н -

Разгрузка самосвалов осущ ествляется сам отё
ком 6  приёмные бункера (3,7) картосрелесор

тировального пункта 3614010 (3)7 откуда картофель 
транспортёрам и (.3,10)5,16 ;  3.29J п о д а ё тс я  для 
отде ле н и я  Землиt растительных о с та тк о в  и 
нестандартны х по размеру клубней на Воро- 
хоочистцтель (3, / 3). Стандартны й картосрель 
транспортёрами (  5, 6, 5.6,1, z.4, 2.2,2,3) подаётся В  
приёмный бункер транспортёра -загрузчика 73К-30 (/), 
который сформирует насыпь В секциях хранения. При 
Загрузке нескольких сортов картофеля укладывается раздели
тельная сетка (поз. 9 разрез 3-3). Выделенные мелкие клу
бни вместе с комками земли и камнями поступают на сепа
ратор игольчатый (3.2) для отделения мелких клубней

Земля, выделенная на ворохоочистителе (3,73) и се
параторе игольчатом (3,2) транспортёрами (3,16)3.10', 
3,10 > 3.16; 3. Ю) 3.14) за гр уж а е тся  в  тракторный 
прицеп и вывозится на поля. Нестандартный 
картофель транспортерам и (3 .8 ) 3.16 i 3. Ю; 3, 14) 
подаётся & бункер (3, 14) откуда периодически 
Загруж ается в  автотранспорт, Взвешивается 
на автовесах и отправляется на корм скоту.

После хранения картофель вы груж ается под
борщиком из комплекта транспортёров 1X6-20(2,1) 
и транспортёрами • (2,2) 2,3) 2,4) 25-, 5)6>6,5.5) 6) 1) 
через распределительный транспортёр (3,9) пода
ё тс я  на переборочные столы (3, 15) ,  где вруч
ную о т б и р а ю т с я  больные и поврежденные  
клубни, к ом ни земли.

Перебранный картофель транспортёрами (3.10) 4 16) 4  8)3.16,3.ЮЩ) 
подаётся в отделение калибровки на сепаратор сетчатый ( 4  н) 
для отделения крупной фракции, а затем транспортёром (3,28)- 

“  на сепаратор сетчатый (3,12) для отделения средней 
фракции. Картофель крупной и средней фракции самотеком, 
а мелкой фракции транспортером (3,28)раздельно через спуски- 
“  гасители (3,3) загружается в накопительные бункера (31), 
откуда поочерёдно транспортёрами (6,5.5) подаётся в протравли
ватель ,,Туматокс-С'(4). Протравленный картосрель транспортё 
ром- загрузчиком ТЗК-30(1) загружается россыпью В авто
транспорт и после взвешивания на автовесах о т
правляется на посадку.
Контроль качества продукции производится в лаборатории. 
Вопросы проектирования автовесов и лаборатории решают
ся при привязке проекта.

Привязан

инв.нё

Нестандартный картофель о т  переборочных столов (3,15) 
транспортёрами (3, Ю) 4  / 6)3, /о; 3, 74) подаётся в  бункер (34) 
откуда периодически загружается в  автотранспорт, вз ве
ш ивается и вывозится на корм скоту.

Мероприятия по охране труда и технике безопасности.

Проектом предусмотрена безопасная организация технологи
ческих процессов и рабочих мест.

При эксплуатации механизмов и оборудования в хранилище 
Обслуживающий персонал должен руководствоваться:

v Правилами техники безопасности и производственной санита
рии на плодоовощных предприятиях, утверждёнными приказом Мин- 
торга СССР и распространёнными на предприятия письмом Минпло- 
доовощхоза СССР и ЦК профсоюза Н°ЦХ- 28 -47)3821 от 28.08.81г.
~ Правилами техники безопасности, изложенными в инструкциях 

по эксплуатации прилагаемых к каждой машине.
~ Ццструшией по обезвреживанию от ядохимикатов сельскохо

зяйственных машин, складского оборудования и транспортных средств. 
~ Санитарными правилами по хранению, транспортировке и приме

нению пестицидов (ядохимикатов) в сельском хозяйстве. 
Проектом предусматривается обезвреживание оборудования в отделении 

протравливания 6 конце сезона работ. В качестве обезвреживающею 
раствора используется 10°/о моющий растворДШ1С. После обработки 
моющим раствором оборудование дважды промываются холодной водой. 
Промывоиные воды после обезвреживания оборудования,а также сточные 
воды при протравливании обрабатываются в специальной яме хлорной 
известью при времени контакта в течение суток, а затем утилизи
руются. Место утилизации, хранение ядохимикатов и дезинфи
цирующих материалов решаются при привязке проекта. 
Обезвреживающий раствор готовится в отделении протравливания 
в аппарате (8). Свежеприготовленный раствор самотеком че
рез шланги подается для мойки оборудования. Расход матери
алов приведен в табл. 3.

Таблица 3
Наименование материалов Количество т /сезон

Моющее средство Д1МС 
Хлорная известь ГОСТ 1692-85

0,0< 
2\U

ЪбмиишАКарпенкоб
Шнш
Ншшпб
LtiJL
Гл теш

Шбникой

Ткач
ш т
Шальная

оч.т Т.П. ЫЗ-2 * 3 . 8 7

'Ецк. гр.
Ст.инус

Шманёв

j. Пробер
4 ёмина
Шманёв

Шк
Секционное хранилище семей- 
ного картосреля вместимостью 
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Общие данные/окончание)
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I  Оборудование поз. 3.18... 325, 3.27, 3,26 условно не показано 
2. Поток, отбойный врос и площадку под пульт управлении; 

под реактор см. листе/ /еж
3 Монтаж корто/релесортировального пункта (поз. 5)производить по 

черте/ну 3618010-00.000 МЧ. прилагаемому к оборудованию, 
и. иертему ГОС- 4 Привязан
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секционное хранилище семенного
картосреля вместимостью

2000 тонн 
(для in - - 2 0 °cJ

Альбом

Э с к и з н ы е  ч е р т е ж и  о б щ и х  

в и д о в  Н Е Ш Ш В Ы Х  К О Н С Т Р У К Ц И Й  

Т Е Х Н О Л О Г И И  П Р П И З В П М С Г В А

П р и в я з а н
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ЛрубЬ 2 5 * 3 ,2Г0СТ32 62 -15  ю_в ГОСТ 2590-11
_____ S2P______/  ИЧ ~Ст.ЗПС - 1  ГОСТ S3 5-13

- < К Б о л т  т о  
Г а й к а  М Ю

ч С в я з ь _______________
Труда 32к3,2 ГОСТ316 2 • 75

Стойка
Труда 3 2 x 3 ,2 ГОСТ3262- 75

720

J u c m  bzflH ~ НО ~4 ОТОСТ/9903- 7£ 
J lu cm 3-fv. cm3 ПС ГОСТ 1 Ш 7 -79

1 -1

О б о з н а ч е н и е Н  мм. Масса,
кг

ГХ. H I 5 0 0 10

-0 1 800 11.5

Лист &z!W~HQ-k О ГОСТ19903 -7k 
з-IVг Cm ЗПСТ0СПШ7-73

i  Подставки предназнсщены для уст ановки  
и х  под т р а н с п о р т е р ы  

2. К онст рукция  сварная- 
3 Покрытие-эмаль лФ-133 тёмно-серая Ш 92бШ В дШ оь

п. контр- Ткан
Шпеишд Репало
ГЛ Ю Н01
Рук lf>-
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/  ПрпМ)ерил
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Шманёб

Ш ?  
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Стадия Лист Листов

РП f
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Транспортер-  пита- 
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п . .  я -  П Н -Н О - 1.5Г0СТ м о т  
UL* ОН-НТ-1 ГОСТ IU 9 I8 -80

300

- Я ~  +

2100

/. Отверстия для 
лотка сверлить 

г. Масса - 25 кг.

крепления
по месту
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Ведомость рабочих чертеж ей основною комплекта

с:

I

Лист Наименование. Примечание

! Обшие данные ( начало)

2 Обшие данные ( окончание.)

3 План на отм 0. 000междиосями/...£. К..Т, _

Разоез 1-1

и М онтаж ная схема разводки

т р у б о  п роводов в В енткамеоах

м е ж д у  осями 1... 3. Разрез 2-2.

Уз ел креп л  ени я воз духоохладителя.

Ведомость ссылочных и прилагаемых докчментоё.

Обозначение Наименование Примечание

Ссылочные докименты

к 90к- 69 Средства крепления сани.

тарно- технических при-

боров и трубопйоводов

Поилагаемые докименты
VRM Ведомость потребности ЛльбРМ __

в материалах

хсо Спеиификаиия оборудования Лльбом

ХН1 Конструкция тепловой

изоляции для трибопоо-

ёпдпК ф 18*1.6

ш Конструкция тепловой

изоляции для трубо про-
Водов ф 57x3.5

хнз Гибкая вставка для
воздухоохладителей________

Тип о Sou проект разработан S соотбетстбии с действующи
ми нормами и праВилами и предусматривает мероприятия 
обеспечивающие Взрывную, Взрыво-пожарную и пожарную 
безопасность при эксплуатации 

Тл инженер проекта 1ТЛ Хлебников /•

Условные обозначения

_{$fl_____9 Трубопровод парообразного хладона

Трубопровод ж идкою  хладона 

Я/2Р_____, Трубопровод о т т а й  ки.

.Общие указания.

1 Данная часть проекта разработана на осно
вании задания на проектирование типового  
проекта, у тв е р ж д ё н н о го  М и н и сте р ство м  сель
ского х о з я й с т в а  СССР 20 декабря /985 года 
в с о о т в е т с т в и и  с „ Правилами техники безопас
н о с ти  на срреоновых холодильных установках  
(z. Москва /973год), ОНТП-6-86 и  Т У 26-03-436-86.

2. При производстве м онтаж а холодильного  
оборудования и трубопроводов, испытаниях и  экс
п л у а та ц и и , необходимо руководствоваться дейст
вующими  „  Правилами техни ки безопасности на 
срреоновых холодильных установках. “

3- Перед началом м о н та ж а  обязательно про
и зво ди тся  осмотр места расположения холо
дильной установки, в  ч а с т н о с ти  определяется  
го товн о сть  Опорных конструкций для установки  
холодильного оборудования, осмотр и проверка 
наличия предназначенного к м онтаж у оборудования,

4  Запрещается допуск рабочих к м онтаж у холодиль
ного оборудования, к такелажным и сварным рабо -  
там  без предварительного и н с тр у к та ж а  по т е х 
нике безопасности и правилам пожарной безопас
ности применительно к местным условиям.

5. Сварные швы производить способом газовой 
сварки. Сварку труб с толщ инам и стенок до 5 мм. 
производить без скоса кромок. Сварка под прямым 
углом одинаковых по диаметру тр уб  не разрешается.

6. Фланцевые соединения хладоновых трубопроводов 
у п л о тн я ть  паронитовыми прокладками толщ иной  
/мм- Прокладки перед установкой п р о п и та ть  

техническим глицерином.
I В местах прохода т р у б  через стены устано

вить гильзы из т р у б  большего диаметра, вы

ступаю щ ие на 30... 4 О мм С обеих сторон стены.

Зазор м еж ду трубопроводами и гильзами уплот
нить несгораемым материалом. Внутри гильз 
размещать сварные соединения трубопроводов 
запрещается. Э ти  соединения размещать 8 
местах удобных для ремонта.

8. Хладоновые трубопроводы крепить через 
деревянные прокладки, антисептированные 3°Jo 
водным раствором ф тористого натрия.

9. Всю систему трубопроводов, подлежащую за
полнению хладоном после монтажа , но до изоляции 
испы тать на п ло тн о с ть  сухим инертным газом с 
точкой росы не выше -5 0°С при следующих давлениях

на стороне всасывания -  1Л1Па (  ЮкГс/смг)  
на стороне нагнетания ~ 1.6 JlWa (16кгс/ см2).

Ю. Перед заполнением системы хладоном все тр у 
бопроводы должны быть тщательно очищены о т  
загрязнений, осушены и вакуумированы до остаточ
ного давления не выше 5,32 КП а. При дозаправке 
систем ы  хладоном последний должен подаваться в  
сторону низкого давления. Запрещается при запол
нении системы хладоном нагревать баллоны.

11 Все трубы, изготовленные из чёрных металлов, 
следует покрывать снаружи антикоррозийной влаго
непроницаемой краской. Трубопроводы холодильных 
установок. Соединяющие между собой аппараты 
и машины, должны быть окрашены, хладоновые 
всасывающие -  синей краской; н а гн е та те ль н ы е -  
красной ;  ж идкостны е- алюминиевой краской.

1Z. Подбор холодильного оборудования произведен 
в с о о тв е тс тв и и  с заданием на проектирование по 
одной климатической зоне -  минус 20°С. Коэффи
циенты  теплопередачи приняты на основании 
расчёта, исходя из конструкций ограждений сек
ций хранения.

Привязан

г ./7. 813-2 - 38  %7

5г Секционное хранилище семей- Опадия\Лист 
ного картофеля Вместимостью 
2000 тонн. ('для £н- минус ZO°C)

О бщ ие данны е  
( начало)

РП 1
Листов

ГИПРОНиШЬПРОМ
г. Орел

22512-Of
Копировал: иванова
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За расчётный период принят октябрь 
месяц , как период максимальных те п - 
л о п о с т у  п ле н и й , при это м : те м п е р а тур а
п о с ту  па  ющего на о хла ж де н и е  картосрел я 
равна /8°С; п родолж ительность о х ла ж де н и я  
до тем пературы  хранения соста в  л  я е т
40 суток. Данные калорического р а с ч ё та  
приведены ниж е.

/3. К онструкти  в ныв решени я.
Согласно рекомендаций норм технологическо

го проектирования секции хранения кар-  
тосреля снабж аю тся холодом по децентрали
зованному принципу. Каж дая секция 
хранения оборудована одной холсдильно -  
нагревательной машиной Фх 18*2- 1-0- 
Общая у с та  нов л  енная холодопроиз води -

те ль н о с ть  на одну камеру в этом  слу
чае с о с та в ля е т 4/892 Вт. (3 6 02 / ккал/ч) 
ч т о  со о т  В е т с т в у е т  необходимой потреб
н о сти  В холоде.

Данные калорического

компрессорно -  конденсаторны е а гр е га ты  
у с та н о в л е н ы  на у л и ц е . Д л я  исключе
ния в ли я н и я  атм осф ерны х осадков и 
со л  не ч ной радиации на р а б о ту  машин, 
над ними пред у  с м отрен навес.

В о з д у х о о х л а д и те  льные а гр е га ты  раз
мещены в вентиляционны х камерах, 
к о то р ы е  в х о д я т  в  общий о х ла ж д а е 
мый объём здания, с о тм е тк о й  низа 
3,920. В е н ти ля то р ы  воздухоохла ди телей  
Забирают отеплённы й Воздух из сво
бодного объёма секций хранения через 
специальные о тв е р с ти я  в перегородках,
раздел яющих оба помещения.

Заборная воздушная часть воздухо
о хла ди те ле й  с оеди няется  с о т в е р с т и я 
ми с помощью гибкой вставки.

Удаление „ снеговой ш убы " с поверх
н о с т и  в о з д ух о о х ла д и те л е й  пр о и зво ди т
с я  д е й с т  в и ем п ар ов х ла д о н а  вы-
расчета

н°
П/п

Наименование
охлаждаемых
помещений.

t k
а?

Теплоприток
через

ограждения 
дт.(ккал(ч)

Теплоприток 
от Венти
ляции 
Вт (ккал/ч)

Эксплуата
ционный 
теплоприток 
Вт. С ккалщ)

Теплоприток 
от термобры 
ботки  
Вт (ккалЫ)

Теплоприток 
от тары  
В т (ккал/я)

Теплоприток 
от дыхания 
продукции 
Вт. 7 ккал/ч)

Нагрузка на 
камерное обо
рудование 
В т  (ккал/ч)

Нагрузка на 
компрессоры 
В т (ккал[ч)

1.
Секция 

хранения N !
0

а

1

74 57
(64/2)

1012
(810)

/5000
(12900)

6145
(5800) — 7201 

(6/92)
314/8 
(32 П 4)

41891
(36021)

2
Секция  

хранения Н 2
5861
(5045)

1069
(9/9)

15000
(12900)

6850
(5890) _

73/3
(6288)

36 юг
(3/042)

404/8
(34153)

3 Секция 
хранения N3

5696
(9855)

1012
(810)

/5000
(12900)

6850
(6890) — 13/3

(6288)
35824
(30803) 40/09

(34486)

4
Секция 

хранения N 4
5522
(4148)

1012
(810)

15000
(12900)

6836
(5818)

7299
(6276)

35612
(30612) 39939

(34339)

X арактеристика холодильного оборудована я
Холодопроиз К ом прессор К о н д е н с а т о рAUJIUVUJIPHU-

нагоеВатель
Шительноа
прибегЬ™27°С
для одной

Холодиль Электродвигатель ЭлектродВигат ель
н а я

маш ина ный агент М арка Кол М а р к а У кВт
н

Марка
М арка Н Кол

Марка Коп &т1ккал[ч
ч

кВт.

ФХ/8*2
- 1 - 0 и 4 2 0 0

^ 3 6 1 2 0

Д и с р т о р -  
д и х л о р -  
м е т а н  
(хладон- /2 )  
Г0СТ792/2Л/3

4/16-28-0-
-0 2

2 4Л8Р180М
6 Ф

к6,67 77 аитвччъ 25 15 2

Воздухоохладитель
ЭлектродВигат ель

Марка

М1Р80В9ЧЗ

Коп.

Масса 
одной 
маши
ны кг

Приме
чание

Завод 
.комплект 
холодмаш" 
г. Стра
шены  
Молд. сер

со кого давления.
/9. Л ё то м а ти з а ц и я  и KUT7 

Х о л о д и ль н о - н а гр е в а те ль н а я  машина а в 
т о м а т и з и р о в а н а , С и с т е м а  а в т о м а т и к и  
о б е с п е ч и в а е т-, а в т о м а т и ч е с к о е  п о д д е р 
ж а н и е , совм е с т н о  с с и с те м а м и  вен
т и л я ц и и  П /,,, П 8 , т е м п е р а т у р  в  сек
ц и я х  х р а н е н и я  в д и а п а з о н е  о т  
п л ю с  2°С до плюс 4°С- ; о т т а и в а 
н и е  в о з д у х о о х л а д и т е л е й  г о р я ч и м и  
п а р а м и  х л а д о н а .

/5. Ш т а т  обе л суживающего персонал а. 
Д ля  к о н т р о л я  за р а б о т о й  холоди л ь-

н о -  н а г р е в а т е л ь н ы х  м аш ин т р е б у е т с я
п е р и о д и ч е с к о е  о б с л у ж и в а н и е  ( н е  более  
/ часа В  см ену) кВалиерицированны м

м а ш и н и с т о м ,  п р о ш е д ш и м  специальную  
п о д  го т  о в  к у.

Таблица толщ ин теплоизоляции.

N
Щп

Наименование
Толщина
теплоизо
ляции,мм.

М ат ериал
теплоизоляции

/. Трубопровод парообразного хладона 
о т  компрессорно -  конденсаторного 
агрегата до прохода 6 стене 50

Ровинг 
из ст екл ян 
ны х к о м п л е к с 
ны х н и т е й  
РВТ 7 3 -2 5 2 0 (9 )  

- 2 8
ТОСТ 7 7 /3 9 -7 9

2.
Трубопровод жидкого селадона о т  
компрессорно-конденсаторною агре
гата до воздухоохладите л  Я

30
3 Трубопровод оттайки от компрессорно- 

-конденсаторною агрегата до возду
хоохладителя.

Оснывные показатели по проекту
N
Щп Наименование помещения

Установлен
ная мощ 
ность кВт.

Расход
Воды
M>JC

7 хранения N7 6 -
2 Секция хранения N2 6 -

3 Секция х ране ни я N3 6 -

♦ Секция хранения N4 6 -
5 Под навесами __ 700 -

2 2 5 1 2 -O i
Копировал•. иЬаноВа_____________  Формат Л2
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1
I

типовой ПРООЙТ
8ТЗ-2- 36.37

сенцношое цраии- 
лише сепеииого 
наРЮФела внести-
ПОСТЬЮ 2OOOT0UH

ЛЛЬБОИ I

эскизные чертежи ощих ш ов  
иетщовш конструкции систем ЮАодоснавшения

иив.№

При 6 язан

КопиооВал: иваноёа Формат Ak

Обозначение.

U  7

J M Z

-1НЗ

Наименование

Конструкция_____ т е плоВой...
изоляции_____для.____тр уб опро
в о д о в  ф 18 *  / 6
Констрикци я__ тепловой
изоляции______для___ т р у  б  о. -
про Водоё ф 5 7 к 3.5
Гибкая Вставка___ для
Воз дух(о охладит ел ей.

Примечание

Ш ЕЖ
Ц.&онтр-
Ру&сект
Рцк. ър
Спиши

КомароВ

Ткач
Вел я её

Худякова
Ворняков

Я т

.ш т
т к

ПриВязан

JM
Стадия] Лист

Содержание JJ L
тпттьпт

г. Орел

Копировал: U Вано 6а Формат ЛЬ

*

%

ПроВолока 1,2-7 ц -п  
ГОСТ 3 2  VZ - 74

Слой па роиз ол Яционны йГ\ 
пленка полиэтиленовая ТС, 
полотно 0,25%600, первый сорт 
ГОСТ 70354-22 (2  СЛОЯ).

Ровинг РбТ73 -2520(9).28  
ГОСТ77739 -79 ( 2  слоя).

Tnufa ГОСТ У З И ? '1РЧоа gcm ю тост 8133- Ц

/
/С лой  покровный- лист 
к  алюминиевый

АД 7 М-1 - 0,8*1600х 7000 
ТОСТ 2 1 6 3 1 -7 6

Проволока 0,8- 7ц- f  
ГОСТ 3 2 8 2 -7 4

Н. контр. Ткач
Pur.ce/cm ЛеляеЁ ш щ Ц°№
Риг. ?р. Комаров * и Д Ш7<
Cm. теги. Худякова № Т
ПрпКер. Горняков № 1

Привязан

ш щ г

Г. п. т - 2 - 3  6 87 Х И {

Конструкция теплоВой 
изоляции для трубопро
водов ф 78 * 1.6

Стадия Лист Листов 
РП 7 I 2

гтотлтм
г. Орел

Копировал•. U Вано В а Формат Ak

ц

I
=3
и:э
,§

1с

Технические требования

1 ПоВерхность трубопроводов очистить от грязи 
и ржавчины, высушить и покрыть слоем битума 
без пропусков и подтёков.

2. Теплоизоляционные изделия должны плотно при
легать друг к другу и к поверхности трубопровода. Швы 
предыдущего слоя должны быть перекрыты последу
ющим слоем.

3. Крепление теплоизоляции производить кольцами из 
проволоки ф 1.2мм. в  начале и конце участка трубо
провода. Концы ровинга крепить кольцами из прово
локи ф 0,8мм. Ровинг сшивке не подлеж и т.

4. Полиэтиленовую плёнку плотно улож и ть  на по
верхность теплоизоляционного слоя с прокладкой всех 
швов Липкой лентой шириной 50 мм и закрепить 
Кольцами из киперной ле н ты  с шагом 500мм. 
Перед применением липкую ленту выдержать в  по
мещении с температурой  / 7 -  20°С не менее 3 х часов. 
Пароизоляцию произвести в два слоя с перекрыти
ем швов. Допускается производить проклейку швов 
только верхнего пароизоляционною слоя 

б  Монтаж покровного слоя должен вестись с тщатель
ной проклейкой всех швов. Крепление покровною 

слоя произвести бандажами из проволоки с щагом 500мм.

Привязан

инб. н °

ХН1
Шйг 

2

Копировал: ЦбаноВа Формат J4



7• Фланец

Проволока, 1,2-1Ц-Ц 
РОСТ3282-74

Пруда Ф 37*3.5ГОСТ 8732-7R 
В от 10 ГОСТ ВТ31’ 74

1
Слой,

ал ю м и н и е  
' 1М-1-0,8x1600 *1000 

СТ 21631-76

покрорнш  - лист

ный - пленка поли- 
этиленов ап Те, полотно, 

0,25*600, первый сорт 
Г0СТ10359-82 (2 С ЛОЛ)

- инь Р5Т13-2520(3)-28 
РОСТ 17139-79 (Золоя)

— , ___ 5L
П р о в о л о к а  0,8-Щ-]} 
ГОСТ3282-79

Ск5# Н конто Ткич в # #•ь РУк сект Беляев ш к 0/3J?
Рук гр- Комаров 3 ^ - г 1Э#7<
Сттехн. Худякова

с» Пр о в. Борн я ков п щ
>
об

Привязан

инв-К

с тру к ц из тепл 0- 
Вой изоляции для 
т р у б on роЗодоб ф57*3,5

Т-П. № - 2 - 3 6 . 8 7  XHZ

fwuI*pML шУЫиш шШ Ш Х И
I — L

ШПРОИИСШПРОП
_______ g. Орел

К о п и р о в а л  К Устинова, Формат А9

30 от В- 4 9

Г  I I- I м  I | a t

96

t 4 - 4  i ♦ Г ' |i i
10*200 z 2000

2191

Н конт р. Т к и ч - щ .
Pj/ к  сект. Б е л я е в
Ру к  гр . К о м а р о в ( Ш
Ст.техн. Х у д я к о в а Ш ' о т
П р о  8- Б о р и  яков Ш п

Привязан

Пн ЗУ

Х И З

F и б к а я  в ст а в к а
для воздухоохладите
ля

Стадия Л и с т М и с т о в

ттжмрт
ъ' Орел

Т е х н и ч е с к и е  т р е б о в а н и я

1. П о в ер х н о ст ь  трувопро водов о и ист ить от грязи 
и р м авчч н Ы, вы суш ит ь и покрыт ь с лоем вит ум а без 
п р о п у с к о в  и подтеков.

2. Теплоизоляционные изделия долмны плотно приле
г а ть  друг к другу и к поверхности трубопро вода. Швы
предыдущего слоя  долмны быть перекрыты последующим 
ел о  ем.

3. Кре пл ение  т е пл оизол я ц и и производит ь кольцам и 
и,з проволоки ф 1,2 мм в начал е и конце участка трубо

провода. Концы ровинга кре пить коль ца м и из проволо
ки ф 0,8 мм. Р ови н г  сшивке не подле/нит.

К Пол иэт и леновую пленку плотно у  ломить на по
верхность тепл оизоляционною слоя с проклейкой всех 
Швов липкой лентой шириной SOmm и з а крепить коль
цам и из киперной ленты с шаг о м 500мм.

Перед применением липкую ленту выдержать в п о 
м е щ е н и и  е температурой 17 - 20°С н е менее 3 ~ ч а со в

Па р о из о л яцию произвест и в два слоя с п ер ек р ы 
т и е м  швов. 4опуекается про из вод ить проклейку швов 
только  верхнего пароизоляционного слоя.

5. М о н т а м  покровного  сл оя долм ен вест ис ь с тща
т е л ь н о й  проклейкой всех швов. Крепление покр овного 
с л о я  п р о и з в е с т и  б а н д а м а м и  из пр о во л о к и с ш а- 
Ю м 500 м м .

Привязан

П Ж П

ХН2
Ш т

К о п и р о в а л  К у х т и я о в а АЛ

Г*1

К о п и р о в а л  Кухтинова Формат АЛ

Гибкая Ветабка п р е д н а з н а ч е н а  для н а п р а в л е 
н и я  п о т о к а  в о з д у х а  аз с е к ц и и  х р а н е н и я  
в в о з д у х о о х л а д и т е л ь .

Р у к а в  из с т е к л о т к а н и  с ш и т ь  нит ью  

В С 3 -  1,8 * 1 * 2 (900)-752 ГООТ 8325-  78. Р у к а в  не д о л 
же н  иметь  дефект ов. Края  р у к а в а  о б м а з а т ь  
к л е е м  88 И по ТУ38-  105.1061-76 во и з б е м а н и я  об 
р а з о в а н и я  б а х р о м ы .  К р е п л е н и е  на п равля ющих 
р у к а в а  к ф л а н ц а м  п р о и з в е с т и  т очечной свар

кой.

М е т а л л и ч е с к и е  ч ас ти гибкой  в с т а в к и  по
крыть г р у н т о в к о й  ВФ~М за о д и н  р а з  с н а р у 

жи* и и з н у т р и  р о в н ы м  с л о е м  без п р о п у с к о в  и 
п о д те к о в .

________  В ы б о р к а  м am ер и а л о в.________

Поз. Н а и м е н о в а н и е

"77-------------- я8 * якл-б-гос) вРШ-вЕ
У Ю Л О К  - Ц т З
Лента 0 8 к п - м - ПТ - 9 - 0 - Ю *М0 
~Р ОСТ 503-81  ~~~
От е к л о ткань ТСФ(Т-А) 9 п
РОСТ 10196-79

Кол. , кг

15

9,6

9,5

Привязан

Пн в-У!

т.п. m-z-38.87 XHZ
Лист

Копировал К у х т а н о в а ФорматА9
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Ведомость рабочих чертежей основного комплекта Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

Лист Наименование примечание

1 Обилие данные (начало)
2 Общие данные (окончание)

3 Вентсистема П1 (П2...П21 Схема
автоматиз ации.

k Тепловой пункт. Схема автоматизации•

Схема соединений внешних проводок •
5 Вентсистема В! (  В2... Вв). Схема

Электрическая принципиальная.
в Управление электропитанием холодильно-

нагревательной машины М1 (М2, М3. MU)

Схемы электрические.

7 Уолодильно -  нагревательная машина

Ml(MZM3MU). Схема соединений Внешних

проводок.
8 Вентсистема П2(П1 ПЗ... П8). Схема соединений

внешних проводок (  начало).

9 Вентсистема П2(П1, ПЗ... 02), Схема соединен

ний внешних проводок ( продолжение)
10

#  ̂ /------
Вентсистема П2 [Ш, ПЗ...П2). Схема

соединений внешних проводок (окончание)
11 План расположени я
12 План расположения. Фрагменты (  2
S3 Л ш ___расположения. Фрагмент 3____________

И Опросный лист  л 7  (начало)
/5 Опросный лист Н! ( окончание).

Типовой проект разработан в соответствии с 
действующими нормами и правшами и преду
сматривает мероприятия, обеспечивающие 
взрывную, взрывопожарную и пожарную, безо
пасность при эксплуатации здания
Главный инженер проекта (ТА Хлебников!

Обозначение Наименование Примечание

Ссылочные документы

ТМН -  48 - 73 Термометр сопротивления TCM
Установка на стене

TMU -52  - 7 3 Хатиик регулятора температу-

рыПТР. Установка на стене
TMU -П О -83 Дисрманометй сильсронный

показывающий ACfJ, ACC.\

TMU -М -7 5 Термометр технический____

ртутный в оправе Уста-___

новка на трубопроводе

Д / 4 , . .  32 мм.

TMU -  / 5 7 -  75 Термометр сопротивления.

термометр термоэлектри-
ческий. Цстановка на

трубопроводе Д > 16 мм.

или металлической стенке.

TKU -3138-70 Манометры в  корпусе
диаметром до 250мм. с радиолы

ным штуцером М 20x1.5

Устанобка на трибопроВоде___

(горизонтальном) Ру = 16 кгс[см2
к до 225° С.

ОСТ38, 223 -73 Соединения с плоскими

приварными срланиами для

камерных измерительных

диасррагм трубопроводов
Ру*= 26 кгс /см2.

п U. О* 1 1 ^4 Приборы и средства аВтомати-

заиии. Обозначения условные

в схемах аВтоматизаии тех-

нологических процессов

РМЧ-2-8Ь______ Системы автоматизации

технологических процессов

Схемы___ автоматизации

Продолжение

О б означени е Н аим енование Примечание

Указания по выполнению.

Р М Ч - 6 - 2 /  ч. /77 Системы автоматизации техно-.1 1 1 ГЪ 1

ваиие электрических и  т п у б -

ных проводок. Насть ш У к а з а -
h i/я  по выполнению доку - ..

м еита ци и.

РМЧ -1 0 6  - 2 2 Системы автпмптшации технологи^

ческих процессов. Схемы ялектричес

кий принципиальные. Треба- —

в а н и я  к  выполнению.
С*111 Системы автоматизации технолог

гических процессов Электро аппоп

ратура поставляемая комплект-

но со щитами и  пультами по

ОСТ 36.13-16. Монтажные символы

иш т п 6 5 6 .36 5 .0 7 3  ТО Шкаср управления Ш5Ш-39ШЧХЛ2

холоди ль н о - нагревательной
машиной Ф Х  1 8 * 2 - 1 - 0

Техническое описание и  и н е т-

р у ки и я  по эксплуат ации.

Прилагаемые документы

JT X . СО / Спеиисрикаиия оборудования Альбом У
J U . C 0 2 Спеиисрикаиия щитов и пультов Альбом I

J T X . 8 м Ведомость потребности в  ма- Альбом V

ш та та х _________________________

Привязан

Г.П.ЫЪ-2-38.&7 т

Секционное хранилище семен
ного картофеля вместимостью 
Z000moHU./2fas *н минус zo°cj

Общие данные 
(начало)

РП
Лист Листов

225/ 2-ОХ
Копировал: U6а но 6а

г. Орел_

Формат А 2
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Общие ух 0-30# и я.
4  а иная чо с/7? 6 проехма разрдбдтаиа /уд оснд-

Зании задания на проектироЗана е, у/пЗер/нден него 3/ини- 
СтерстЗом ппобоо За ьц//его xojxUcmda 00 декабря /33бп>
S  соотЗетстЗии ее строил?еляной, mехнопагц ческой, сан
технической частями проекта и согласно /предо- 
Заниям С//ТЯ-6-36.

йбзем и содержание технической документации 

Со от Bern cm 8ук?т требоЗаниям ЗУ22  7- 3 2, з с н  23/- 76 //ин- 
прибора СССР-

Зроестом предусмотри бает ся:
- аЗтомотичеокое регулирование и диотанцион- 

ня/й контрол6 температуря/ 3  ломе/цениях 
хранения,

- учет ра схода тесло Зой энергиц.

Мтома/пичес кое регулироЗание и дистанцион
ный контроль температур о/ 3  полпе/цениях хра
нения.

Ре тупиро Агнце и контроля л? ел? лера тур о/ З0 3 -
духа 3 помещениях хранения /ь/полняется ус- 
мройотЗом „ Среда /-3 "̂  серийно Зыпускаемь/м 
о/печестЗенной лромя/а/пенностд/о.

Устрой Cm Зо „бреда /3  улраЗляет системами
акта Зной /ентилящии, отопления и подает си сна а на Зкл/о 
чение электролитами# холодил оно- на /реЗотел оной тоа/и- 
нь/ 9X/3*2-30, одеспечи/ая поддержиние темпера
турь/ Зо$духаУ посту по/ощего 3 массу храни то
го продукта; /петлератупя/ 3 массе продук
та и Зордуха Зерхней joha/.

Ь лечебня/й период лроизЗодитея актиЗная 

Вентиляция /л асе я/ приточиь/т 303 дулом при
темпера туре /3 аГ. {/строй cm Зо „ Среда / -3*  Зклн>- 
чоет приточня/е Зснтилзторя/ CZ..3S па про
грамме -  на 33 мин 3  раз 3  сутки.

b период хранения поддержиЗается температу
ра С... °̂С. Зри поЗя/шении температуря/ 3 
массе и достаточно низкой температуре 
наружного З 03 дула „ б/педа б-З" /кплочает при
точи я/е ЗентилЯторя/ и о/л/сря/Зает сте-
счтеляня/е клапан я/ КШй-ЗЗМ, по За /о/уи е наруж- 
ня/й Jejdyx - /папаня/ полнеет ь/о /ткря/тя/ или 
находятся 3 промежуточном положение/ 3jaducu- 
мости от температуря/ прите чисто Jfydyxa 
3 канале.
Зри не ЗйСте точно низкой температуре наружно

го Зоздуха смесителяня/й клапан уакря/Застоя, 
отсекая наружня/й 3 o jd y x ,a  приточня/е Ззнти- 
пяторя/ по до лот 3  м а ссу  реццркуляуипння/й З03-
Зух, охлажденный Зоздулоолпадителям.и машинхоло
ди п янл - но греЗа теляня/х Ф//Зх2 -/-д.

Сигнал на Зкп/очсние электропитания а/к а р а  

упраЗпениЯ I / S30V-3S74 б  УХ/ 2  холодил ян ай м а
шиной фх /3x2-/-О поступает с  устройстЗа 
« Среда /-&* 3  праекте испалязоЗано слслпа
автоматизации и улроЗленця халадилянай /п а 

шиной ФХ /8  *2-3-д, при/еденная 3  техническом  
списании и инструкции па эксплуатации 
UJKT3 3S636S- 3/3 Тд /ЗЗЗр pajpodomo иной „ /////I/ - 
ЗлектроприЗод/

Система а Зто  м о т  и ки хооодил зной т а  ши на/ 
одеспечиЗоет ре пули ра Зание те м п е р а ту р я /  З03- 

духз, поЗаЗоемого воздухоохладителя м и  /  Ззнтка
мер я/, Зя/лолня/о/цие роля ко л/ер омеи/е низ.

Зри отклонении температуря/ Зоудуха /  Зерхней 
Зоне хронилии/л по сигналу а устрой cm За „ Сре- 
о>а /-£* /м м а ю /п о » РЩурху/игус/онна-б/полител*- 
нь/е а гре/отя/ //... 3 3  тол яко после doemujx£~ 
ния требуемой темпера ту 
дук учи.

В проекте Выполнена оЗариОн а я сВетоуВукоЗаЯ 

сигнализация холоЗцляно- ногреЗателяной маи/иня/ 
9И$*2-/-0.Вынееенная 3  сяумедное помещение хранилища, 

УстаноЗку да тч и к о З  температуря/ 3 помещениях 
хранения Зя/полнит я согласно д//т//-з-Збо./>.б.з. 8,
S. 2-9, S. 2. /а д стр с й стЗ о м  ,, Среда -/ -3  "о dec л  е че н 
Зизуапянь/й диотанрчомня/й контроля те м п е р а 

тур /пасся/ хранимой продукции и Зоздуха 3  39т о ч 
ках хранил и и/а.

Учет расхоЗа тепло Зой янертии.
Учет расх ода п? еппоноситепя 3 прял? ом трудопрс - 
#оде осу уестЗпяетоя дир>.та нолоетром типа. 
4СС 7// уу. /поход тепле носителя /  обратном 
трубопроЗоде измеряется счетчцком прямого 
дей от Зия ЗСРМРГ-з/. Дня контрол я темпе- 
р о туря/ и до /пений т еппсна cumene уста - 
ноЗпення/ местня/е лока/яЗа/ощие при дар я/.

ЗроЗодки 3 /ент ко мерах /я/попненя/ 3 полу и на ско
бок. /роЗодки /  секциях хранения /я/полненя/ /лот- 
КйЧ'РСробох и по етрсигеляня/м конструкциям. УстаноЗкл 
прибороЗ и аппаратуре/, монтаж про Зодо/с Зя/полненя/ 
по тилоЗя/м черте/нам, дейстЗу/о/уиля 3 Системе /373.

Мероприятия по технике безопасности.

4/9 обеспечения безопасности одслун/иЗа/оцего персонала 
от поражения электрическим током. Зое металлические не- 
тшЗедущие части плектрояборудо/ония метущие яка - 
$агяся ляд налря/нением ЗследстЗие нарушения изоля
ции, 3анулимя. Зануление Зя/полнитя согласно,, /7ра- 
8и лам ус/пройст За плектр о уста но Зок " и

В2Н мм сс ссср '

10М.ГАЦАКарпенкое7Кл №.1-----------------------------------------------------------
г. П. <5УЗ- 2- 3 в. 8 7 рткН. КОНТР. Пач 1М»Ч&ц.огЗ.йг/шна УЖ 1№Ш/7 йе/ячкоЗ /JK 2Ш

Рхк.сеаКорягин тпПрцЗЯзан Pi К-ГР.
ВёШт&ыр/оба,

£0W
2.QWсекционное хранилище семеь 

но го картофеля Зметимостщ 
!20ошнн 1 дл» к* минус 20 *£/

СтадшЛие/77 \ 1

Р/7 2
Общие дання/е 
/окончание/

rm o w m m rtг. орел
2 2 5 /2 - 0 /  21

КапироЭал ЗцбакоЗа Фарма/л Ря



[ Uh
B. 

X
 по

дл
, I П

од
пи

сь
 и

 д
ат

а 
У)

за
м 

ин
8 л

/

Агрегат доздуко- 
охладит ел ьно/й Отопительный 

\ а г р е г а т
ОЫт я шн о и 

в е н т и л я т о р .

Венткамера 

Смесительный

Электронагреватель,
клапана

к л а п а н

19 Ю П

Реииркзл я и ценный 801I1*
ъ

\

П я и т о ч н ы й  
р е н т а  л Я т о р

ф ф ф
пг-гтр П2-1ТР

п го г/

У

11

/

15 16

«vi .V»

Ф г ’ Ъ  <gT
©I

V-P2-2

П2-Кн „я 
. M -KhZ - C.

if  а  в  / *  is 16 п 19 го

Пн с,
Кн(1

АХ

Ррибязан

7Ш71

М Ш

1. Схема дыполнена для Вентсистемы /}2. Дай Вентсастем 
01, /13'../18 схема аналогична с изменением индекса h ftt"

В обозначении аппаратуры на индексы „01п /13 ..-/)S 0 В 
coo тВет cmSu и с номером Вентсистемы.

2. Отопи тел ьныа агрегат для Вентсистем 01, 03, 05,7)7 
исклю v и mi.

3. УслоВные обозначения приняты по 0СТ36-27- 77; позицион
ные обозначения аппаратуры и приборов- по документации 

устройства v Среда 1-8• на шка(р 155 509 -3979 БУХ А 2 холо
дильной машины 9X18^2-1-0, на Ящик управления ЙУ5ЫЗ.

9. Датчики температуры 8X2, 8X9, 8X5 бходят 8 комплект 
постаВки Холодильной машины 9X18 *2  -9-0, Остальные 
датчики температуры - В комплект поставки 
Устройства „Среда1~8". Пост управления /12-КОЗ' 02-ХЗЬ 
Входят 8 комплект постаВки клапана КОШ- АВМ.

5. Схема аварийной сигнализации Выполнена для маминым/ 
Для машин М2,МЗ,М9 схема аналогична с изменением 
индекса „М1Ч В обознач ении аппаратуры на индексы 
„ М2', „М3;" „ М9 " соо тВе тстВенно.

1 контр Ткач 
Га. спец, mi Ре пал о 
Гия Хлебников
Рэксем. Корягин 
Рхкгр. ЩщщёВ 
шины. Выркоьа 
U мы. Лопатин

Т.п. 843 -2~  3  8 .  & 7
л т х

ям,i С екц и о н но е  хр а н и л и щ е се
-- ----------------------"ЛЯ Вмести

UЯ бил/чмусупр

Ьйнтсистема 01 (02...08). 
Схема автоматизации.

Ко пи р о 6 а л МуратоВа
22572-07 22

Стадия Лист ЛистоВ
РО

г т н ш м ь т м
?. Орел

Тормат А2
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Схема а В т о м а т и з а ц и и

УРРА

на от опление

от отоплений

Поз.
Обозна
чение На име н о в а н и е Кол. Примечание

0 8  Вязки ВП-/05 {

ТК Ч  - S S S D S 3

О т б о р н о е  У с т р о й с т в о  /6-225П 3

Г У  36. /258-76
гТ jrl /2*/ ГОСТ 8734 - 75 
'Р*0*1 J - 20ГОСТ 8733- 74 20 м

1

1

/ *

1
*

3

1

1

4 3

ч  ^ 'О ^ч. *
«5 *«о

<5D iD <3D йЬ

Обозначение ^/аименоВание

С осуд  р а з 3  ел и т е н ьнб/и

Схема соед и н ен и и  В н еш н и х  п р о в о д о к  

Юм

/■ Позиции npuSopoS и аппарат ура на схеме соединений.  
Внешних проВодок Указаны согласно схеме автоматизации 
2. Вентили, зат уш еВанные на схем е, п ост а  Влн/отсл 
Комплектно С npufopa/ни.

Юм
т р у б а  /2 х/

58 58

Щ
©

Обозначение чертеша 
уста нов к и_______

Н аим енование  
параметра и место 
отбора импульса

5 а
Of ОСТ 36 223'73

Зря мои трубопровод

5 5
ТМЧ -5 0 -8 3

Н а стен е

см. л и cm 08 ~ 6

Обра тный трубо- 
про 8од

Ра сход

ТКЧ-3/38 ~ 70
Трубопровод пря
мой до грязевика

ТКЧ-3/38 - 70 ТК1/ - 3/38-70

Трубопровод прямой п о с л е  гря-  
з е в и к а

Л а в л е н и е

тмч - /44 - 75
Прямой, трубопро-

ТМЧ - /44 -75
Обратный, трубо
провод

Температура

Т.п. ЫЪ-2-  3 8- 8 7 А Т Х

I Секционное хранилище Семен- Cmaduj\ Я ист 
ного картофеля вместимостью 
$00тонн (для t H минус 204)
Тепло Вой пункт. Схема а В тома- 
тизации. Схема соединении 
Внешних проводок________

Вистов
РП

ги т и т т м
г. орел

22572-01 23
Копировал П ерелы гина Формат Я2



Т а б л и ц а  1

Зь/тЯш- 
но и Вен.
/ПилЩ

А б и.еа 
теле

Л«/и.(
травле

ния

Мсижи.
робка
цепей

Р с> 2 
Ч ^ §
^ 1 S

Контакт
пускате

ля
81 61 М-А1 в ! IU-SIAi 81. Pf
62 BZ 52-41 82 п г - s u f)Z-P1
63 83 83-А/ 83 п з - з ц з И5-Pi
8 k 8k 61/-А1 6Ь 8k - S6L3 M-Pi
85 85 15 -А! 35 n s-S C LJ n s-P i
86 36 8 6 -М 36 n s- S0.3 П1-Ц
67 87 51-М 37 87-5613 m -P i

1 88 88 S 8 -M 68 US -  SSL} 8 8 -Pf
ш

 я
 ш

 н
ы

м
 

бе
нт

и-

^  *

<а> ̂$ 
3*
<з

4 i
ъ
Ч
О
<*
ъ-

$
t l
*
с*
$

<*0

81-М

А п п а р а т у р а  по мести

Ящик УП р а ёл е н а Я  ЯУ 5НЗ

Коп

\CU

При м е ¥ ан и в

Яо докум е н-
т а ц и и

Шарки 2 #

/. Уук8енно/е о б о з н а ч е н и я  8 с х е м е , кроме  обозна

чении п у с к а т е л я  Р1 и к о н е ч н о г о  б ы к л ю ч а -  

тел я  5 W  с °от 8е т от бунзт п а с п  о р т нь/м
о б о ь н а ч е н и я м  Ящика у п р а в л е н и я  ЯУ5113.

2. Схема быполнена для системе / 87 и
применима Зля систем 82... 88 с измене
ния ми с о г л а с н о  табл.1-

Прибязан

M L L

Копи роб йл Муратоба
22512-01

формат А1
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Схема электрическая принципиальная

Я щи к УпраВл е ниэ At
М

ЛИ к

Л2 ЛЗ

Л

л ?
0

КнП
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Из схемы ycmpoucmSa .Среда f-8

Схема соедин ении, Внешних проВодок

А 8 В Г  2*2,5
52 м

ласт А  Т А - 8 )

Ящик упраВле h i#

Созиция
П ЁОЧ И/У U 0 U /У 0 U 0 л  its 6- /И
\jvvymjL4cMuc черте
ма УстаноВки 
Наименование пара■

См. лист ЭМ- /4

Поз.
О В озн а-
ч е н и е

А /

На и м енобание Кол.

Аппаратура по месту

Ящик упраВлениЯ АУ5/М

24

Примечание

Но документами

м арки ЭМ

ТаВлица 2

Номера
проВодоВ
От
Среды Т8 
к клемме
2 9 "»

Ящика
упрабления

С ист ем а

М/ М2 мз М4

Я щ и к  У п р а В л е н и Я

А/ л г АЗ А4

UU - /7 

2/7/-/7

ЗШ-/7 
4 /7/ '  /7

5П/-/7 
6 В/-77

7П1-П  
8Ш '  /7

ТаВлица 3
Номер 
к а Be ля 
или 
труВы

Система
ЛИ М2 М3 М4

А л и н а } м

© 52 42 27 32

Ноз.
оВозна-
чение НаименоВание Кол. Примечание

KaSe/U ЗВВГ 2*2.5 BBS 52 м
ГОСТ 16442-ВО

Схемы Выполнено/ Вля машины М/  и применимы для
систем М2, М3, М4 В соотВетстВии С таВл и цами 
применяемости ( та fa. г и з)

метра и 
отбора импульса 8 ент камера

Т- П &НЪ-2- 3<5- $7 А Ч

I Секционное хранилище семем- Стада я\Ааст 
Ного картофеля Вместимостью 
2000тонн (для tn минус 20СС)
1 праВление электропитанием 
холоЗильно -нагреватель,ной 
машины М/ [м2 м3, M4J- Схгмь\гил оно -нагреватель

Т/ТН__________
22.512-01 25'

РП
А ист о 8

гипронтмрт
_____2. Орел

КопироВал Перелыгина Popма т А2



/V ‘Jfl/?'hfJP£g I *>Ш00 Л WWgOtf I удои// Jpp

65
//03.
Обозначение /Займе но За ни е //04. /7римеиание

Хабел 6 365Г 5*65 6660 rocr/6376-PO 37 м
б а З е л з  Т /З З Т З  4 х / , о  r o c  г / s o p - 7 3 3 / м
ХаЗел 6 ЗбРсЗГ /9x6,5 /03Т/503-76 60 м
Тру За Зс/нилластоЗсгя 32*1/8 7 М
ТУ- /6 - 05/-609- 79

Оистема

Ромер хаЗеля //ли /лрубм

© © ч © ч ©
Зи/мг е м  (-%&тгу

М/ В 13 9 60 /0 30
60
3 2 2

Мб 3 /3 9 60 /0 33
8 _ СМ.Л.Ъ 
8 2 2

М3 6 /2 3 /8 /0 36
/8
3 2 2

мь 8 /3 9 60 10 23
8сн.л.З
8 2 2

ЗЗозна/ение

o r
//айне//afarмае

Жила хаЗел я i/jy яр обоЗа, цело л 4 з ye мая 6  xa- 
vee/nSe хуле боге защг//пня zo лроЗоОхаха и 
лрисоеЗцуяемая x хорлуеу

/• /7o3Ut/i/u лриЗороЗ а аллара/oyps/ ухазахо/ согласно 
//ЖТР #36365, р/3 ТО.

3. Охе ма Зб/ лол хехсг Зля систем // /У/ у  оримехц м а Зу#  
систем //2... 313 3  co om fem cm fuu с т а б л и ц е / /  /?ри~ 
м ехяем ооти f та б л. 3], и х З е х с ,, 3/7 " з а м е н я е т с я  уа  у # - 
мер сус/лемб/.

3. Жабелб З З Р с З Г  /9*5,5Злихноибм лостулает хом ллехтхо с  холо- 
Зиоши-нагреЗа/пелбуеи мац/имои 9*Х /8 х 2  - /~0 .

7. Монтаж заи/итхого захулехия Зб/лол хит* согласхо 
иистр ухI/l/U л о монтажу защитного зазе мления 
U зануления SO//566'6/ А///СС ООСР.

5. Д ли н б / х а  Зел ей Занб/ е у у е т о м  6 %  хаЗЗабхи  

на изгибб/, ооЗоротм с о г л а с у я  лисбму Госстроя СССР 
о т  77/2.7979, л / 394.

22512-01 26
Хшлобал Роло&г Формат 62
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Найманодание пара- 
метра и место отбора 

. импульса

Температура
снаружи *ра налицо б ВоздххоВоде 5 м а с с е  про  духу  и и Q верхней зоне сех. 

Ни и хранения
\ Обозначение чертежа, 
с--- Устанобхи__________ ГМ-Р$ -73 ГМ 4-/57-75

Позади 9 STP' 1Н /ТВ- 1ТР пг- ггр 7R 5 ТР П2. 47Р SR SR пн пг-зтр HR

ч
ч *

ч

«ь

к !

/} риВ язан

бнб.лИ

г з

Поз.
Обозна

чение
Наиме но Вани е Тол. Примечание

Кабель N07 /508-78
peers 4х/,е 351 м

______ Акеег 4*2,5_________________ Ц м
АШГ 5x2,5 щ м
АКШ 10х 2.5 51 м
Акеег н * 2,б 55 м

Кабель АВВГ 2» 2,5 б, бб rm /6442-80 10 м
Пробод ВВОЗ Абб/* 2,5 4 м

ГОСТ 6323 -73
Mem алл оруха8 Р 1 - Ц - Х - / 5 S3 м

ту-ггх Шб-гз<-8б

1. Позиции п р и 5ороВ и аппаратуры Указаны

согласно АТХ-3,

г, Схема Выполнено. для системы П2. и применима для 

Си ст ем пиз^.ПВ с изменениями согласно таблице  
п р и м е н я е м о с т и  (табл.5)ш Для систем /1/, ПЗt П5,/77 

пуск ат ели  Р 2 - 4 , Р 2 - 2  и с к л ю ч и т ь .

3. Трасса „ 10" только для системы ПЗ.

4. Табель для трассы 6 постадляется комплектно 
со смесительным клапаном КПШ-АВМ.

5. Монтам З а щ и т н о г о  занхле ния 8ыпол ни.ть согласно ин

струкции по монтоыу защитного заземлена я и. 
зануления ВСН 256-81 ММВССССР-

6. Д л и н ы  кабелей, даны с  Учетом 6°/о иадбаВкц. на 
изгибы, по бороты и от хо ды  с о г л а с н о  п ис ьм у  Рое 

Строя СССР от 17. 12.79.
7 Кабели трасе 3,4 защитить снаружи пробил ем 

Ш ( см. поз. 15 перечн Я составных частей 
плана рас п о л о ше н ия).

Ш ш тТа. спои old, 
/Uff
Рхк.сект,
£ j( -tPr

Ткач _
Реполе. ,
Хлебник об
К о р  п и н
Федоримевй

w

< Ш
1Щ1

7 Ж .1 Ё И
I W
гы*

Вед, шин, ВыркчВй.
А1Он ж. опатин i.okjn

Г./7.813-2 3&Л1 ATX

Секционное хранилище се- менного картоселя бместимос- 
тые рОООтопн (иля tHsfwycc?# V)

Стадия Аист 
РП 8

Аистоё

Вентсистемы /12 (01, ПЗ-'-Tlf) 
Схема соединении Внешних 
про бод он [начало).____

г и п р м и ш ь п р ш

_______ г. Орел

Копиробал Мнратоба
225f2 - Of 27

9ормат В1
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Наименование парамет- 
ра. и место от&ора 
импульса

Венткамера ,  блок  м а г н и т н ы х  п у с к а т е л е й Т е м п е р а т у р а  \Вла/нность
ОтопитВлЬно - Р е и и о куля ци он н ы й  а г р е г а т С е к ц и я  х р а н е н и я

В е н т и л я т о р  1 К а л о р и с Ь е о
Обозначение черт ем а 
остановк и. См. л и с т  Э М -/9

П оз ици я т - р г - i п г -  Р2 - г / 6

95
©

$V«и

£
'5*о*ч><1

97 98

АКВВГ 5*2,5
55 м

(лист АТ/-8)

МВ 9 //*2,5)
57 Р 1 -Ц -/ -/ 5  0,5м

( лист АТ/-9)

Таблица 5
___________________________  К а Ь ы и ------------------------------------------------------------------------------------------1

А л ан а ,  м -------------------------------
Мар
ка

KupoL
© © ©© © © © © © © © © Кв) W © Кв) Kb ) © © K&) Кц) K&) ©

У
*
«о
$
УVi

*

0 1 8 А7 — - АО

К
ом

п
л

ек
т

 н
о

АО - АО А7 11 32 38 - AS AS 30 50 30 / A7 1
П2 8 52 - 15 АО АО / АО 52 9 28 ЗА 52 А2 A2 36 55 36 2 52 1 0,5
03 8 35 — - 28 28 - 28 35 И 22 28 - 36 3S 20 38 20 1 35 1
ПА 8 АО - - 28 28 / 28 АО 9 18 2А АО 32 32 26 A3 26 2 AO 1 0,5
05 8 27 /5 - 20 20 - 20 32 27 И 32 38 - AS AS 30 30 30 1 27 1
06 8 32 - — 20 20 / 20 32 9 28 ЗА 32 3S 3S 36 35 36 2 32 1 0,5
07 8 АО - — 33 33 - 33 АО 11 А2 А6 - SA — AA A3 AA 1 AO 1
П8 8 AS — - 33 33 / 33 AS 9 АА2 1 А 5 SO - 50 A8 50 Z AS 1 0.5

И.контр Т/сач f
Г.л. 6^3-2-38 87 А Т /.hcneum Pen ало 7.и*'

run Хлебников~7%7 щи.
Pyjc.ee/cm. Корягин ж »
Ру/c.ZP. Федоришоа

ПриВязан Cm. uh/h. Выркоба v mu Секционное хранилище семен- 
ново картофеля Вместимостью 
2.000тонн (для tn минус 20°С)

Стадия Вист Листов
Ohm. Son am и н wjl РП 10

Вентсистема 02(01,03... 08) 
Схема соединений Внеш- 
них проводок (окончание)

г ш ж е м р о м
г. ОрелUhB. If

225f2-Of 25
Копировал 9 ерел ы гина формат А2
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План на
M

о / » / г ? , о . О О О  
/  -200

Ф р а гм е н т  3  
лист РТХ-/3

2.6./0.23 ЗаЗее
Фрагмент? 
лиану Л7Х-/2

з / -----
тТJ //В, /  

srp! /

1' » 1 S:

За See

rT rr===z. . -j=i tdva \  II Зен/лхамелд „ С

Олунебное л* 
/  меценйё

fomexf Hi то  к 2
Щ Г [
О А З _
/7/-7
а л а
л/-2
м -24
02-2}
~0Т 2
Ж / s
/72-7

Ж е
02-3
/?2-г а
Ш -3
М А Ю
Л /-/ /
1& Г

W-цYofz/
nt-s /!/•/$
Г7/-7 Л/-//
П/-9 772-/3
0/-2 772-7/7
/7/-20Л246
т з 772-/7
nz-z 772-2/
772-7$/72-/8
Л2-7 /77-/8
Л2-9 /77-77
лг-sHI/-6
02-20Ml-l/7
/72-// 7*2-6
Л/-/3 H7Z-//7
Л/-Н

Л о т о  г  3

m r P3 -; /72-3 44-/3 1ГПГ3FZ7 npTf
/74-20 0/43 0220 04-2 07-/3 /78-/2 /76-/6
64 -/$ 07-74 /73-9 /74-9 /77-/4 0823 /7642
//$-// Л7-/6 /72-/3 /74-3 02-/6 08-/8 7)6-2/
/76-/3 P/-/7 /72-/2 PH/ 02-/2 /78-20 06-/8
/73-20 Л/-2/ лг-/б03-/3 /77-2/ TfH 06-23
flZ-7 Л/-/8 Л2-/2 Ш 7 07-/8 ЖТ 06-/3
/74-2 Л/-23 02-2/ 773-/6 07-23 /78-2 П6-20
П4-2/ /Jt-S 772-/S3& 7 07-3 /78-3 06-2
Л8-/6 Л/-7 03-23 03-2/ 07-7 Л/-// 06-9
772-/7 /77-9 773-3 /73-/8 07-9 03-/3 W J
713-2 Л/-2 03-2 a*-// 07-2 03-/4 06-3M/-/0 77/-20 83-9 044i /77-20/7346 03-23M2-/0 /72-23/73-2 //4-/4 08-/7 /73-/7 03-3
M3-/0 /72-2 ТУ&0446 /78-/3 03-/8 OS-//
M4-/0 /72-/S04-23 774-/7 /78-/4 /73-2/ 06-//

Д а т а х  ̂

M3-6 ~Ш7
/77-/3 ~W/S06-/6 2.

i07-/4 772-23P6-/7
/77-/6 0843/76-г/ 3.
/77-/7 08-20 06-78
07-2/ 08-7 06-23
/77-/8/789 /76-/3
/77-2308-2 06-28
02-3 //83 06-7
07-7 03-7/ 06-9
07-9 034306-2
07-2 0344 06-3
/77-20Л346 /73-23
084/ ЛЗ-/7OS-f
0843 ЛГ-/6 03-2
08-/4 03-2/ 03-9 M l-6
08-/6 06-// 03-2 7*3-76
Ml-$ 0643 /73-2*W4p

*  f / * * / ^ *  -^антируелгл/х нрибороб мераиих и тноо/ г  zr/n
шх Внешних лраРаи *

И  С /с/Г! дТХЛ/О.//.
w hojhuuu лтантан/нб/х /номел̂ алоб ииз- 
yxajan s/ на мера m/>ys и  ке/елей

ОЗо}на чение Мац мена За н и  г

23

!)& ■ 9 6 0 3 / 7 a  v e n u e М а ц  м е н о б а н н е К о л .
П р и м е - I 

н о н н е

1
f o p o 6  /2Г /00  Т У  36'  4409- 7? 2 0

2 T X / / - ? 307 ^ 7p ~ ~ -------
/ ( а р а б  /264220 7

3
Л

r X 4- 2S 97- T 4 ~~~------- Х а  р а б  /76/ S 0 2
—

4
r У г а л б н н *  J / Y W  Т У 3 6 -  / 409-  77 2 2 —

D
У г о л ь т / к  ( / r / s a  7936- / W -7 7 7

e T M -  Z S f S  - У г а л л н и к  У З - / 0 0 - / 3
7 Г К / / - 2 3 2 6 - Y y  ------

У г о л 6  н и х  У З  - 406 2 7
s п ч - г д / g - J l , У г о л  о н  и х  У 6 - / 90-4 /
9 ~ W - 2 № - J r ~ ------- У г о л  а  у и х  У 6 - / у с ? / -—

/ 0 Т р о й н и к  Т Г - / О 0  Г У 36 ./ / 02-77 /
H

/ р о й н и к  г г - / з а  т у 36.  / / а з -  77 3
/ 2 w - m i T n

П е р е х о д н и к  / 30 -45 0 3
/3

J a m o K / 40- S S  Т У 3 6 - / / / 6 - В 9 S
—

/7 Л о т о к  J / t - M S  Г У М - / f / З -34 77
/5

Р р о р и л б  9 2 2 0 0 0 Т У 36 - / 2/ 3-94 З П
—

/ 6
У р о н ш т е й н  Х У - 2 7

/7 7K 4- S 996 -62 Т р о н / и т  е й н  Х У -3 6
I S

/0 К р о н ш т е й н  X 9 S 6  Т У 3 0 - /028-69 /
/ V

Л а д е / р а б к й  Л Я  Т У 30-/227-89 4
Ю 7X 4- 35 / i-~ S ~ i 0 к а  б а  0-3 7 7
U r / C 4 - J 4M - g /

У к о У а  Г - З в 46
2 2 T X 4/ - J 20S -  7f

Х р е о л е н и  е  / 2 а
23 ^ т к ч - з м ч ^ т у Х р е л л е н и  е  / 5
Z 7 7X 4- 3204- 7/

Х р е л л е н и е  9 6
i s T < 4 - 3224- 7/ Х р е л л е й и  е  / 9
2 6 г м - з т - г / Х р е л л  е н и е  з /
2 7 T / V t - g J g - r t

У о т а н о б х а  3  л о / » < р  00223 76
29 T M t - g / S - J f

У с л о а н а б к а  6 s o
29 r m ~ 2 / 0 - 7 i У а г а н а / т а  6 5 0

——

30 T A 2B - 9 9 -  77 П р о х о д 70-702-/42.3 -  3,7 4
31 T H g - w -  7 7 П р о х о д Z  -  4 0 0 x 4 0 0  - 3 5 0 5

s z ? A t g - g 2 -  77 П р о х о д /  • /50  х  /50  -  750 2
33 7X 4 -3225 -  74

П о д  9 5
"

ш°ркч>е yrmpoucmSa офМчно/* и/мееитеоомо/й „м -
, L  иЛ Ч  f af w * -  / m j u u / П м ш  Х т е х п м ж м -
х а е  о б о р у д е б а н и е  и л и  т р у б о л р о З о д

f y u d a p , р е г у л  0/ п о р , и с л а л н и т е л ъ н з / й  м е х а н и з м , э л е к т р о -  

№ т у / / , “  £ н Ут  о  0 .  ^ о р у д о д а н и е ,  v o m a  н о б л и  д а -

Леток. S
777-2
Ж е

/77-3

/774

07-/8
/77-/$

/>8Ж р д - / Ш -/2
/77-Z6 Л8-5

ОМ 07-27 06-7 я# .#
Л7-3\/77-/ёр7-2$ /78-9 />g./£ я#.у Hire

Л8-/3 /79-/8
т з т -
н У -6 м и
т - / а

s

г. Л. ЫЪ-2-Ъ&.&7 /ТХ

Wii Секционное хрантше ае/пенно- 
9нРг Х ?,ои 'Q7 картарУлр Злгеа/пнлтасган/ 

Г - ' 2ОООт>нН(0Л9 tH минуа 2/7*0)

План раслолон/енцр 
225 /2 - O f  30

егоЗил Ласт
Р П /4

Лис/поЗ

Ш Ш ш м и / У
г. Ррал

8ш р * 8а л  З у З а х о В а . Фарлг/г/гт /4 2



Пн
 5. 

М
 по

дл
АП

од
пи

сь
 и

 д
ат

а 
\В

за
.м

.и
н8

.л
/



\/)
оЗ

/>
ис

ь 
v 

da
/я

л 
М

М
М

-И
НВ

-У
з /

9 рагментЗ

/70/770 X  /

т- 1 мм ММ ММ 1
М2* М2-&т-7

Л о т о к /
Да/пчцкц ЗК1 ,&Х2 устаноЗлены нй Зер/тшв#Ш 

3о;3ухо3о3ок лрата</нь/х систем, 3X3, 3X7- на 
горизонтыоно/к Jajfyxo/edax.

Н контр Пса а Oloir,
г п . « / 3 - 2 - 3  8 .& 7  у/ГХш та т. Реляла 9.04J7rap 1/лёШ Щ

Руксек* ftpXгцн ШМ
Рук. гр. ФеЗоряиеЗяПривязан беЗ.инм вь/рхорй. 90УЛ

2Ш гомн /с/л/Ин манус 20 ФС/
Сгорю ЛиС/Tf Ли 0773

ин/н Ло лаги н ф/г~1 ?ог.&>
Р Л /3

/7лан расло ло/н ен ур  
Ф р а гм е н т 3 ш » л

/•- йре/>UHS-V
22512 -о/ 3Z

ХопароЗлл ЯуЗахаЗа P*/o/vra/rr А  2
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Опросный ли ст Н-
дмя Заказа дисрманометра о диафрагмой, для измерения расхода 

1 Заказчик (грузополучатель)______________ _____________

2. Почтовый t телеграфный адрес; телефон и телетайп заказчика___________________

газов и жидкостей (угловой способ отбора перепада давления)

Н аи м  е  нов а  ни е парам ет ра Обозна
чение

Единица
измерения Д а н н ы е  З а к а з ч и к а

8.Наибольший измеряемый объёмный расход (мз.пб) Qo max. м3/ч
1 2 _

§
<1

3. Подлежит заказу 
3. {. Лисрманометр ЛСС-  711Ш

(заводское обозначение) (КО Л- i

- д а  н е т3.2. Разделительные сосуды______  ___________________________
(ненужное з а ч е р к н у  т у

3.3 Уравнительные конденсационные сосуды.___________-да  нет
(ненужное зачеркнуть)

3 .4  Уравнительные сосуды (поставляются при температуре жидкости /00°С и 
выше)

3.5 В ент ильны й блок

3.6

да, -нет-______________
( че  н у ж н о е  зачеркнут ь)

да, -нет-
( ненужное зачеркнуть)

3.7 Д иасррагма________АК6 — 50 и Q/z Н
(обозначение по ГОСТ26969-86 )

4 . Марка материала трубопровода_
(м 3 , л. k )

5, Наименование измеряемой среды (М3,п.§)_________ вода
5.{ Компоненты газовой смеси (М3.п.5)_________________

6. Код единицы изм ер ени я  расхода  
(указы вает ся  предприятием- изготовителем)

7 Код размерности исходных данны х  
(указы вает ся предприят ием -  из готовимелем)

Объемные 
доли смеси 

°1о

Наибольший измеряемый объёмный расход приведен-  Ином. max. 
ны й к  нормальному состоянию  (Д /Д п.6)

Наибольший измеряемы й массовый расход (мз,пЛ

9. Минимальный расход

W. Предельный номинальный перепад давления
дисрманометра (М3, л. 8)

И Наибольшая допустимая потеря давления 

на сужающем устройстве (М3, п.9)
12. избыточное давление измеряемой среды 
перед сужающим устройством
13. Барометрическое давление в месте установ

ки расходомера
1k. Температура измеряемой среды перед сужа
ющим устройством-

15 Внутренний диаметр трубопровода (  в све
т у ) перед сужающим устройством при 
температуре 20°С

16. Величина абсолютной эквивалентной шеро
ховатости стенок трубопровода (М 3 ,п .ю )
11 Максимально- допустимое значение отно

сительной площади сужающего ус
тройства (  М3, п. и)

18. Относительная Влажность измеряемого 
газа при рабочих условиях (М3, п.12)
!9 Коэффициент сжимаемости газа при 
рабочих условиях (м3, п.п.5,12)

м*!ч

<?м. мах. к г/ч
Qm. max. т1ч

no n.g
а  Рн кге/м2.
A Ph кПа

P'nA кгс[м‘

Р'па к Па
Рн кгс\м 2
Рн КПа
Pf мм.рг.ст.

t °С

Azo мм

k м м

M -

В долях 
единицы

к _

Н60

АШ _

т

1.2

160

115

50

0 ,5

ТЧ

Привязан

UH&. N2

Секционное хранилище семеиЛСт йШ  Лист Листов 
ного картоереля вместимостью 
гооот онн/дмЪ минчс 20°с) РП

Опросный лист Ы/ 
(начало)
225/2-O f 33
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£
£

Наименование параметра Обозначение Единица
измерения

20. Плотность сухого газа (или сухой части  
Влажного газа) В нормальном состоянии (М3, пл.5,/3)

Лном кг/м2

21 Динамическая Вязкость измеряемой среды J U кгс-с/м'

при рабочих условиях (М3, п.п. 5. /2) (1а • с

22. Плотность измеряемой среды при рабочих 

условиях (М3, п.п. 5, {2),
S

кг/м3

23. Показатель адиабаты газа при рабочих 
условиях (М3. П.П. 5,12).

X

2k Плотность разделительной жидкости при а т

мосферном давлении и температуре раздели-  

тельных сосудов £  М3, п. №).

У р с кг/м2

25. Температура разделительных сосудов tp °с
(мз, п. i4).

Л 1 с
/ 2

26. Плотность измеряемой среды при дав
лении Р и температуре разделительных 
сосудов (M3,n.ik).

кг\м

21. Поправочный множитель на тепловое расшире

ние материала трубопровода при температу

ре измеряемой среды (МЗ,пЛ).

K ' i

28 ■ Поправочный множитель на тепловое расширение ч

Данные заказчика .

материала сужающею устройства при температуре 

измеряемой среды (заполняется при необходимос
ти  предприятием -  изготовителем.)

29. Наибольший измеряемый расход при использо- Q-j мах поп.8 

ёании дисрсрма номе тров на меньшие ( дополнительные)

пределы измерения (м3, п. (5).

30. Количестёо пар отбороВ даВлениЯ на одной диафрагме одна

/, 042

(При использовании более одной пари отборов необходимо указать угол между отборами 
и, при необходимости, перепад давления, М3, п. 8)________________________________________________________

3/. Требуемая заказчиком шкала или диаграмма дисрманометра: именованная,
(М3, п. 16) (ненужное зачеркнуть)

32. Предел измерения дополнительной записи давления .
(М3, л. п)

кгс/см , МПл
(ненужное зачеркнуть)

дЗ. Дополнительные сведения по усмотрению заказчика и по требованиям, оговоренным в  
справочных материалах предприятия- изготовителя на заказываемый комплект (М3л.18__________

«34 Наименование организации, заполняющей опросный лист, и её адрес

Проектная организация.

Ведущий технолог . 

Отдел KUHuJ

(фамилия и подпись) (телефон)

( фамилия и подпись) ( телесран)

-198 - J L

За казни к.

М. П. Руководитель предприятия
(фамилия и подпись)

Г. п  813-2-38  87 J T X

Секционное хранилище семенною 
картофеля вместимостью. . 
2000тоны(для к и Минце 20 с)

Опросный лист  M l 
(о ко н ч ан и е )

Стадия 

РП

тттьпром
г. орел

2 2 5 1 2  - 0 1  З У

Копировал: и б а н о б а ______________Ф орм ат  J 2
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Ведомость рабочих чертежей основного комплекта

Лист Н аи м енование Примечание

1 Обшие данны е ( начало)
2 Общ ие данны е (окончание)
3 Принципиальные схемы питающих сетей ШРВ-1, ШРВ-2, плинии-

пиальная схема распределительной сети шкафа /2  (14)
4 Принципиальная схема распределительной сети Ш Р-Ш Р-г

л . Принципиальная схема распределительной сети шр-з

(Ш Р -4 ) и  ш ка с р а  { { (1 3 )
6 Приниипиальная схема распределит ельной

сет и Ш Р -5 . ш р -б
_ z __ Принципиальная схема распределительной сети

шита ипрабления линии КСП-25 (начало).
8 Принципиальная схема аат еделит ельной сети ш и-

та ипрабления линии К С П -2 5  ( оконнание)
9 П й ш и и я и а т а з  схем а управления траит

т е р ш и  пои з а г р у з к е  картосреля
/0 П р и н ц и п и а л ь н а я  с хем а  ип о авл ен и я  тьанспой-

т ё р а м и___ при В ы гр у зке  ка р т о ф е л я ._________
/ / Схема п о д кл ю чения  т о ан сп о о т ёо о в  п о и

В ж р у з к е __ и  з а г р у з к е  к а р т о с р е л я ._________
/2 План р а с п о л о ж е н а  я Э л ект р о о б о р уд о в ан и  я

и прокладки  э л е к т р и ч е с к и х  с е т е й .
/5 План „ р а с п о л о ж ен и я  эл ект р о о б о р уд о вани  я  и

прокладки э л е к т р и ч е с к и х  с ет ей  на  отм. 5.200
Ф рагм ент  1 -

/4 План р а с п о л о ж е н и я  эл ект р о о б о р у д о в а н и я  и
прокладки__Э л е к т р и ч е с к и х  с ет е й . Ф рагмент  2.

15 План__ прокладки лот ков._______________________

Обилие указания*
Данная часть проекта разработана на основании 

Задания на проектирование, утверждённого Министер
ством сельского хозяйства СССР от 20  декабря 
1985 года-

Типовой проект разработан в соответствии 
с действующими нормами и правилами и пре
дусматривает мероприятия, обеспечиваю
щие взрывную, взрывопожарную и пожар
ную безопасность при эксплуатации зда
ний и сооружений -
Главный инженер проекта_______ ГЛ fХлебников 1-

Обозначение Наименование Примечание

Ссылочные документы
5.407- И вазе мление и зануление элек-

троустановок
5.407-22 ВЬтуск! Прокладка проводов и кабелей___

в стальных трубах
5 407-49 Выпцск { Прокладка кабелей и поово-

до в на лотках типа
5.407-54 Выпуск 1 Цетан о Вка одиночных магнит-

ных пускателей серии ПМЛ
( исполнение Jo 54)

5.407 - 62 Выписк Прокладка проводов в поли•
винилхлоридных трубах
в производственных поме-
ще.ниях

Прилагаемые документы ..

Эм. со Спецификация оборудования Мьбом V
ЭМ. вм ведомость потребности в материалах Jльбoм VI

Эл  ектроснабжение
Электроснабжение секционного хранилища семен

ною картосреля Вместимостью 2000тонн предусма
тривается от сети, напряжением 380/220 В *

По обеспечению надёжности электроснабжения 
Электроприёмники хранилища относятся к третьей 
категории. Питание Электроприёмников хранилища 
предусматривается от вводных распределительных 
шкасров типа ШР11 установленных в электро щитовой ■ 

Средневзвешенный коэффициент мощности равен 
0,82. Для компенсации реактивной мощности 
( 3  = 192,4- квар). необходима установка двухком
плектных конденсаторных установок мощностью 
15 квар- Размещение конденсаторных установок 
предусматривается в электрощитовой. Вопрос ус
тройства компенсации реактивной мощности 
уточняется при привязке проекта, согласно тр е 
бованиям электроснабжающей организации.

Устройство у ч ё та  активной и реактивной 
Электроэнергии решается при привязке проекта 
согласно требованиям электроснабжающей организации.

Расчётная мощность электроприёмников хра
нилища определяется из суточного графика 
нагрузки.

Данные по электронагрузкам приведены в таблице.

N
Щп

Наименование
потребителей

Установленная
мощность

кВт.

Потребная мощность Годовой расход 
Энергии 
тыс. кВт. чРп, кВт Q, к Вар

/ Электрическое освещение 19,64 9,32 37 /3, 98

2 Силовое электрооборчдование
Потребители 1  категории

Холодильное оборудование. 124,0 99,2 59,5 797. U

Сантехническое оборудобание 141.025 103, 62 77,9 263,334

Технологическое оборудование Ю0,5 68,42 51,3 18,09

Umozo 385,165 280,56 {92,4

Комп енсация 150

Всего-. 385,165 280,56 42,4 492, 844

Сило вое электрооборудование 
Силовыми электроприёмниками хранилища являются 

электродвигатели холодильного, технологического оборудова
ния, санитарно- технических систем и нагревательные 
Элементы электрокалорисреров. Напряжение силовой 
Электрической сети 380/2205-

В качестве вводных шкафов принят распре
делительный шкаф типа ШР И.

Для распределения электроэнергии между потре
бителями приняты распределительные шкасры 
типа ШР-Н, устанавливаемые в отделении протра
вливания, в Венткамерах и грузовом коридоре.

В качестве пусковой аппаратуры приняты маг
нитные пускатели типа НМЛ, ящики управления 
и аппаратуры управления, поставляемая комплект
но с технологическим и холодильным оборудованием • 

Питающие и распределительные сети выполне
ны кабелем JB3F, прокладываемым в лотках, а так
же проводом марки ЛПВ и Пд в поливинилхло
ридных трубах, прокладываемых % полу.

Привязан

Т П  643-2- 3 8. 87 ЭМ

Секционное хранилище семен
ного картосреля вместимостью 
гооотонн Пм*-го*с)

Стадия

Общие данные 
(  начало)

рп
Л ист J u c m o i

15

ГШРОЖШПРОМ
г. Орел225*2-0/ 35

Копировал: иВанова__________________ Формат Л 2
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П р о в о д  м а р к и  /78 п р и м  е н я  е т с я  д л я  л а т а н и й  
э л е к т р о п р и е л л  н и к о б  у а т а н о в л е н н о / х  н а  В и б р с о с н о -  
б а н и я х .  л / л  я  п е р е д б и ж н а / х  /м еханизм * о  8  и с п о л ь з у 

е т е  я  г и б к и й  к а б е л ь  м а р / с и  лгпл/.
З а щ и т а ,  э л е к т р  о д в и ?  о т е л е й  о т  п е р  сгр ы з г а  

о с у щ е с т в  л а  е т с я  т е п л  о  В а/ m u  р е л е  м а г  н и т -  
н а /х  п у с к а т е л е й  о т  т о к о В  к о р о т к о г о  з а м А / к а н и я  
п р е д о х р а н и т е л я  м и  3  с и л о  З а /х  р а с п р е д е л и т е л ь н ы х  

с а х а р  а х .
/ к р е п л е н и е  к н о п о х  У п р а в л е н и я  л и н и и  т / е п -я б  

п р е д х с п л а /п р и В а  е т  с  я  н а  с т а й к а х  /с зо з .

У л р а В л е н и е  я л  е к т р о п р и В о д а м и .  
т р  а  н с  п о р  т е  р о д .

д о г  л а с  н о , ,  l / н с т р у х и и и .  п о  п р о е к т и р о в а н и ю  

Сил о бог о  и  о с б е т и т е п ь н о г о  э л е к т р о о б о р у д о в а н и я  

п р о м ь / и / л е н н ь / х  п р е д п р и я т и й  ' ' / c h j s ? -  у  7J и „  общ е

сою зны х н о р  а л  г е х н о  л о г и ч е с к о г о  п р о е к т и р о в а н и я  
з д а н и й  и  с о о р уди е  н и  й  д л я  х р а н е н и я  и  о б  р а б о т 
к и  к о р т о р е л я  и  о босс/ей * / О н / п - 6  - 36 J  л р о е к т а п л  

п р е д э е м а  т р и в а  е т с я  э  л  е к  т р и  ч е с к и е  б л о х и р о б -  
х и  и  Вис г а н ц и о н н о е  у п р а б л е н и е  т р а н с п о р т е р а 

м и  .
Л  л  я  п р о б е д  е н и я  р е м о н т н ы х  р а б о т ,  п р о 

е к т о м  п р е д у с м а т р и в а е т с я  м е с т н о е  н е  с б л о 
к и р о в а н н о е  У п р а в л е н и е  к а ж д ь / м  т р а н с п о р т ё 

р о м  д л я  ч е г о  н е о б х о  д и м о  п е р е  В е с т и  у н и В е р -  
с а л й Н б /  й  х у  л  а  и к о д с / й  п е р е к л  ю ч а т е л ь  с е р и и .  
П К У З  В  п о л о ж е н и  е А / е с т н о е  У п р а & л е  м и е

С х е м  а / у п р а в л е н и я  В с /п о л  н я  ю т с я  с п р и 

м е н е н и е м  с и л 6 н о  т о и н о й  а п п а р а т у р ы , д л я  

чего  и с  п о л ь з у ю т с я  м а г н и т  н а / е п у с  х а / п е л и  т и 
п а  /7Л7б с к о н m a x т н а /м и . п р и с т а в к а м и .

/ / а п р я ж е н и  е у п р а в л е н и я  э л е к т р о п р и в о д а м и ,  
т р а н с п о р т е р о в  з б О З .

П и т а н и е  У л р а З л е н с / я  э л е к т р о п р и в о д а 
м и  л р  е д у о л л а  / п р и д а е т с я  о т  В е р х  н и х  з а -  

/ н и м о  б  я щ и к а  Я З а / з -  X S и  м а г н и т н о г о  пуска теля.
7/репл е н и е  к н о п о к  у п р а в л е н и я  и. у  н и д е р -  

с а л б  н а /х  л е р е / с л / о и а m  е л  е й  п р е д к е м а  т р и В а  -  

С т с  я  н а  с т о й к а х  /с з /з .

С е т и  у п р а б л е н и я  В ь / п о л  н я  ю т е  я г и б к и м

к а б е л е м  / п а р к и  к / 7//.

к /л  я  п о е л  е д о  б а т е  л  а н  о г о  В к л ю ч е н и я  п е р е -
дВи/ннб/х т р а н с п о р т е р о в  п р е д у с м а т р и в а 
ю т с я  с и т е п с е л А н ь / е  р а з ъ е м а *  т и п а  Р и э / 2 .

Р а б о т а  т р а н с п о р т е р о в  п р е д у с м а т р и в а е т с я  
с л е д у ю щ и м  о б р а з о м . /7ри н а н / а т и и  к н о п к и  у п -  
р а  б  л  е н и я  SB4, &6S поел е д о б  а т е л е н о  и  о д н о в р е м е н н о  
В к л ю ч а ю т с я  В с е  т р а н с п о р т е р ы  ,  п р и  В а/к о д е  

и з с т р о я  о д н о го  из н и х ,  т р а н с  п о р т е р е /  о т к л ю 
ч а ю т с я  о д н о в р е м е н н о .

Л р о е к т о м  п р е д у с м а т р и в а е т с я  з б у к о В а я  
с и г н а л и з а ц и я  д л я  о п о  В е щ е  н и  я о  п р е д с т о я  щ е м  
д и с т а н ц и о н н о м  п у с к е  т р а н с п о р т е р о в  и  л и 
н и и  / с с п - 2  S.

З б у к о В а я  с и г  н о  л  и  з а  и  и  я  р а з р а б о т а н а  В  час
т и  С С  н а с т о я щ е г о  п р о е к т а  / с и г н а л и з а ц и я  
S е з о л а  с н о  с т  и ) .

5  с л у ч а е  и с к л ю ч е н и я  и з  с х е м а /  п о е л е д н е г о  
т р а н с п о р т е р а ,  н е о б х о д и м о  В  м е с т  о  б л о к и р у ю щ и х  
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Роз.
РЗозна-
уехае

М аам ехоЗахие /Сол. Ррам еуахае

SP4 Яерек/г/оуа/пелб xy/iavxofs/O  y x a fe p  -

tM A X t/ S  / 7 *y -3 -S 7  с  £027У£

Т У / Р '328.047-74__________________________ /

Мхолоухб/е лост о/ хор а З л еха я

ГМ £ -8 4 2 .0 0 8 -2 3

S S 4 /7X2 -2 / 2 - 2 У / 2 я  +/Р /
№ Л .Г
ЗЯ 7. 2 /7Г£ - У/2-2УГ / з *  /Р Ж .

//усхатела зхехт оом агхат хб/е х а -

м  7,2 лояж ехае ха/луи/ха 3 0 0 8 , с  хох/пах- _

л?нор л р хст а З хоР  /7ХР-2204, Зез

х х о л о х  улраРлехая P///J /2/002.

/У/8 - 044.00/ -  8 3 /0

l ^
Родхл/оча/пб x  р а з е  2  м а?нит ного лусха/пеля

Жетон Релало

&ЫР

ГРР 
Рухсех?.

/ М т к .
Х0</е0?хт

Тхау

ХлеЗхахоХ fir? им)
Гооягах

Мосбххх

Ш Г глад

2РСВ0
•Щ/

am

ГЛ.т-2-3&.%7 9//

щ/ехааоххое храхше/u/e пене//- С/падщРаст 
у о to хартоуоеея 8хес/памос/ех>
2000 тонн/1л = -20 °cJ
/ftxxt/и л х а л б н а я  с х е м а  у л р а 8 - 
л е х и я  т р а х с л о р /л е р а м а  л р а  
з а г о у з х е  х а о /л о о о е л я

РР

4асто0

г т н т ь п р о м

г. Орел
225/2 -О / 4 3
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Диаграмма за мы к а ния 
контактоВ переключателя ЗА5

J

Для предупреждения двухфазного короткого замы
кания необходимо предусмотреть фазироВкУ.

о ъ 
? $

Сблокирован
ная рабо
та

Откл.
Местное
упра8ление

$ Положение рукоятки
Ч» j* -45 ° 0 + 45°

ы — —

3-4 — —

S-6 —
7-8 > <

Придя з а н

Т н Ш

43

Поз.
Обозна
чение

КаименоВание Кол. Прим ечание

SAS Переключатель кулачковый универ-
сальный. ПКУ-3-S4 с 2027У2
ТУ/6-526. 047- 74 1
Кнопочные посты управления
ТУ16 -642.006-83

S8S ПНЕ- 2/2-гу< 2з -<Р 1
636.2... со s / ПКЕ - 2 /2 -2У< /З +h 3

Км 5.2... Пускатели Электромагнитные нал-
Км 6.1 ряжение катушки 380S. с контакт-

ной пристав кои РКА- 2204. без к но-
по к управления ПМА/2/002.
ТУ /6-600.001.-83 3

X  Под к лючитб к фазе с м а гн и т н ого п уска т ел я

И. к о н т р .

%сщш Репало 
ТОП Хлебникод
Рук.сет Корягин
Ржгр.

/ Вед.инм.
Кочергина.

Ткач

Моськин

&№
Т.П. 6*3-2-38.87 ЭМ

РП /О
Секционное хранилище се- \СтаЭиААис> 
менного картофеля 8мест и- 
костью 2000/понн /Сн =~20°С)
принципиальная схема уп- 
рабления транспортерами 
пои 8ы грузке карто&елЯ

Аистов

т т н т т м
е. Орел

Копировал Перелег еина
22512-01

Форма/ , А2
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SBS

4 3 M.p. 20 w m jM L
4 3  M.p. 20 0 3  M.p. 20

(703.
Ofoxa-
шае

/РаамехаУамае Кол-
5о

//раме ч а мае

м ± _ ! 1 1 S I 1 | ! 1

JAS та /7УУ-3-54о 2027У2
ГУ/5-025.047-74 2
Рнолшб/е лос/776/ улраУлехая
ТУ/0-542. 005-03

Щ Ш - /7УО -  2/2- 2У/ 2з+/о 2
ч $ Х - Ж В-2/2-4У1 U  */с /3XXа, / (/ 
Ж ?£_ /Оуеха/лел а элех/лромагхаяхз/е халря- /3

мехае ха/луи/ха 300 в. е хру/лахлгмоа
лрас/nafxoa 0/43-2204 Оез ххрлрх уура-
Уле хая ////3/2/002, ГУ/5-544.00/-03

лрОхлмчат x (разе 2 магма/лулге лус^а/леля

Рух.сехт. АЬоЯгг/х

рриОяза/Г

1 Щ 7

ГОЛ МхахоЗ

Ж Ж Умелгххо
Ш У -

2 Ш _
Релало

Мм м р

not

'■HCSti Т П  8/3-2-Ъ&. 87 М
&Ш Сехишхле хоахалаиге сел/е*- Утади&Л/с/п \/h*>wf 

.лого хар/лореля омеемамо-

Схема лорхл/о/ехая щхмуш 
/лероО лро ft/грузке у за
груз хе хар/лоаеля

РП / /

2.25/2 ~ О/
гт н ю т м

/.Орел
45

ХоларрОал Голо fa р0рмал?Р2
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фрагмент 1 г # , ласа* si*/.

Ф  ©0
Марка

no}.
О б03 на и e  ни e

УстаноЗка мбе*сагоРнлР75кМ1

Те** бЗуХЛОЛМСНА/З HOMUHA

Маименобоние

блектрооборубпЗпл/^ f

yi3‘0,3S-7SY3 ТУ/б. S30. /99-62

АВтма/лиоескиО бнключа.

льна/4 гок геллоЗого paeue
лигелР /.ЗА 33502/77

ГУ/6 - 522.055-75

Pose m e а панельная

PL/ /2-0$ 22/5 - 20 У3

7 //6 -526.667- 74

Вилка кабелзная лрямая
PL/ /Z • 0/2 2 /Р -00УЗ

Кол.

7/

Масса
e£

/ a s

5.5

5.25

/?punf£‘
нание

Марка,
паз 0 5  оз//а п е н и е Наименование

ту /6-526. 367- 70

Розетка лане/ь рл-25-р
ТУ!6 - £26. /05-75

Вилка ха 5енон а а
35-25-4 ТУ/6-5£6./05-75

Руо к а мели 9л ек/лро маг
нит ни  е. на пражение
К а/л у и /го 2205

гу /6 - обо. о а / -з з

(ол.

п

/о

/о

Маска
еб.

о,12

0.20

о М

лриме-
иание

* 5

Марка
лоз. Обозначение ба и м  ен об  а н и е Кол. Масса

еб-

11

? С контактной лристабкои
ЛК32204, сребний /п о/г

пеллобога реле Уср*/5А

ЛМЛ-22/002 3 К22
& 0 контактной лристдбкой

Л </12004, С /на/7/гама Ул-

раЗленирсребнин мок
тепло 5о го реле Уср*1. ЗА

Ллтл-/22002 4 0.87
, безгеллобего реле:

9 Янгл -  / / 2  0 0 2 S 0.75
/0 ЗМЛ -  2 /2 0 0 2 4 / /
/ / , напряжение на г  у  и/.

ни ЗбОЗ. с  контактной
приела ЗхаО зк з2200,

еребниОток гелллблларе-
леС6р-б.2А /7МЛ-/2/ЛЛ2 /3 035

/  без Контактной лри-
стаВки с кнопками у  л

раЗленир, сребниО гак
теллоВога реле:

/2 УСр-0.52 А ЛЛТЛ-/22002 1 0.S7
/В Уср-б.ОА ЛМЛ- /22002 / 0.37

ЗнолоУНб/е ЛОС/77Л/ УпапЯ.
лени.Р ТУ /5.-503.005-53

14 ЛК5 -2 /2 -З У / /з */р 21 0,3/
/5 /7КЕ-2/2 -  2У /  2 з */л 2 0,3/
16 Яерекл/оиа/77елл купан-

кобл/О умиЗеррл п а*А/2>

ЛК У -3-50 О  2 а 27 У 2

ТУ/6-525. 047- 77 2 / . /
17 Ящик с Зл/хлАоиа/пе/ген

сблокироЗаннл/лг лр
ш/пепселАнь/м лазз-
£лмл1 ЯЗ/и 3- 2 5

ТУ/5 -  535.007- 72 2 28

Яшики упраЗленар обно-
риберНЛ/е 7У/5-535РУ2-75

//.конто. /. I\1

* бпларатура лор/ла 5л я ело а л 
с обору бобо ни е/л.

кемллеклоно

Г/7. SS3-2-3S.Z 7 0 A f

Секционное хранилище ремен
ного картреля бмесгимостм. 
2000 МОнн /  е** -50 °су

Рлан расположено* злект- 
рооборубабаниз и прок ларей 
9лекмриирских петри

22512-  Of //£

СгаРим
АЛ

Лист

/2
Лие/пеЗ

ги т ж ш т
к- Орел

Келиробал ЗуЗакоба формат р г
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ПеУк аз ани ь/ в вь/ходь/ /пруУ
нах одр тор /уа о/плг. 0.600

* Ann ара тур а поста влремая номп- 
Л ентно о o fсрубе воно ел7

Арием но- сортило воль
ное отдел ение 

(на вес)
Ари вязан

Унб.л/2

Мар*а
лоз.

ввоз но аение воименование вол. Масса
ед.

/7рилге-
иоиие

/я ЯУ5113- 03P2P 2 24

/0 ЯЯ514/-/ЗбгА 4 24
U/наооо/ оиловй/е рас-
пределом ел̂ нь/е сруШь
ми к ом но вводе но 200,Р
с S  группами предо ура-
ниппелей на о/пходр-11I1
S442, ГУ/6-636506-76
рокиплавних вставок*.

20 /*6*2*/6*2*63Р 1 60
21 4»зги * язя / во
22 о в группами предЬхРо-

ноте л ей на отходя/иих
Лиииох й/Р//-73506-6Щ
Гони плавних вставок
ш*/о>Яго*/.зо.г.зшм 4 90

23 п оУбильнихом на
Моде т  ШЯ ШР11-
735/1-2203. токи плавких
вставок 2*30*4*/оо+/А2Ь
*/.гоо я г 30

24

I &11 111

ток г5Я.ЗЖ25Ж*Зд»Т£J - Л 6_

//вдел up заводов АРМ
Лотки 7636-8486-82

25 ч 1 1 § 1 1 06 6,46
26 . //Л20-/73УЗ 20 в,25
27 М40-ДЗУЗ 3S /0)7
гв Аениия угловая /М-У/5УЗ 44 3,56
20 Стоика КЗ/ЗТУЗб-22-80 2 8J
30 ввод гибкой /С/О&ОУЗ

ГУ36- /684-Я/ S3 036
Стойки 7636-/№-82

31 К //6043. щ А 6_
32 Я//64 УЗ 32 2f57

Палки ТУЗ6- /006-62
//.кот Ткач

Т.П. 8/3-2-3&. 8 7 nм  C/rfШеаМ Релало W F ггщ
ГИ/7 хлебников 2200,
РУксекг. Корягин (pZt 12 CU

-Ш-гр. I1§ ялвт tern
Вед.инн/Моодкин Has*Секционное хранилище oe- 

мешогс картофеля вмес- тимостио zo/Ютонн ‘20°d
Стадии* Лист Листов17
РП /3

шан раопаломения оле/про- 
аЛмдоА/ниР и яро клойк и т я я ж ш / ш

г. Орел

Копировал Яхроме fa Формат Я 2
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Марка
лоз. Обоз на  й е н  и £ Н а и м е  н о  В а н  и е Кол.

Масса.
ед.

Приме

чание

33 Х//6/УЗ 90 0.37

34 Х//63УЗ 86 0.9/

36 Скоба х //6 7 у з

ТУ36- /49 6 -6 2 з4о О./62

36 Соединитель переход-

НА/и И Х -СЛ УЗ

ТУ36- 2426- 82 6 0.8/

37 Уголок  Х236У2
ТУЗ6 - /43 4 - 82 24 4.67

38 Патрубок В В одн ой

/476УЗ ТУ36- /44 7- 82 /о 0.07
39 Полоса /г/ОбУЗ*

ТУЗ6 - /4 3 4 -2 2 /8 2.06
40 /Ссроб ЛРЯл*ой

У//06 УЗ т у з 6- 2 /S 8 -8 / 7 9,8

VhfS-AfO

44

42
43
44

Обоз н а  ч ем  и  е Н а и м е н о в а н и е Гм

Стойка X3Q6. ГУ3 6 - 2 2 - go

М а т е р и а л е /

Трубы с т а.л ь н ь /е

Вод о 7 азолрободнь/е
Г0О7~32б 2 - 7S

2 0 * 2,2

32*3.2
6 0x3,6

24

б.конф Ткач
бшклй Желало

Пс/л
Р/К.С6К7

Хлебников

Ш.инм
Квчергина
Хорргин

* /axf ̂  &№#
Моськи*

ш
22Ш
&Ш

6.4

/.66

3.09
4.82

Приме
чание

ГП .  5 / 3 - 2 - э  & .  87 S/И

лмянттлСекционное хранилище се Met- 
ного картофеля Вместимо- рп \ . i
сгбю гооогонн/0 мг-2 0 ° с )  | г *  \

^ . ^ Х Х Ж Т г ш т н а т г о Л&ех трическик сегей.фатмеят̂   ̂Пр*л
22 5 /2 -0 / 46
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47
4 о

р /е /п а л л о е е с х и е  ги б '

к и й  p y x a l  Р Т -Ц -З Ю

ТШ -Ш 6.гЗ<-86
К абел и  с  ал/омини-
еЗб/лти н/ил л лги о  ло-
Л Н  Ss/HUX х л  /p U /p H O U

и з о л я ц и е й  3 л и л и -

ЗинилхлоруЗяее обо
л  а о к е  1 6 3 A Q .S S

Г о е т / б Ш -  Зфсеченеел

Марка
лоз-

0 <f0 4  на чение ЗеименоЗание /03-
Масса
еЗ.

//риме-
чаиие

46 2*2.5 ZC 3,/Z м
49 6*2,5 4/2 3.24 лт
so 3x/0 + fx  6 5a 3.53 м
S f 3x35  * /x / 5 /за 72 ЛЛ

З ззг/  rea r/3 4 4 2 - 5 0

52 зх 5 о * / * 2 5 /03 / 1 5 Л7
S3 3 x 7 0 * 7 * 2 5 53 7 6 5 ✓V7

la  S рли e  m *9ha/m u

менолте ерерилобои

Марка.
поз.

0605 начение Каим еноЗ а н и е /аз. Масса
ед. !!

изоляцией 3  рези  но-
Зои обол очк е /е//,
5357/3497- 77, Оеее-
н и ем :

ЛТ54 2*7  О*/г/. 0 70
55 3x2.5*/ */ 5 70 м

Л роЗоЗ с  а/тн>лти//ие-
Зой нтилай о лоли-
Зинилхло/тибн о й ■

изоляцией  335-333,
гост 6323-79 оеч е- —

ни ем :

м56 /* 2.5 5253 3.0/6
57 /* 4 МО 3,32/ м
58 /X/5 55 3.372 м
59 /х 2 5 /65 о,/оз м
6 0 , С м  е1най  /пилой

с лолинилхлорибной
— --

изоляцией, о ги ен а -
ем  / х/ 5  /73-Т ~

r o a r 5 3 2 3 -7 9 15/0 0,3/6 м

~

Ь-с/щоА
Ш
Рук.ооп

/7/xyjpja#
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Ведомость рабочих чертежей основного комплекта

Лист Наименование Примечание

/ Общие данные
1 План сети электрического освещения

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

Обозначение Наименование Примечание

Ссылочные документы
4 .W -/99 Прокладка осветительных электоп-

проводок на тросах и установка
светильников с лампами мака-
лиВания

Прилагаемые докчменты
эо. со Специсрикаиия оборудования Мльбом У
эо. вм Ведомость потребности в ма- Лльбом W

териалах

.

Общие указания

Проект разработан на основании задания на 

проектирование; утверждённого Министерством 
сельского хозяйства СССР о т  20 декабря /925 г- 

Полезная площадь освещаемых помещений 2022м2
Количество светильников с люминесцентными лам
пами 25ш т, с лампами накаливания /06шт.

Типовой проект разработан в соответствии  
с действующими нормами и правилами и пре
дусматривает мероприятия; обеспечивающие 
взрывную, взрывопожарную и пожарную 
безопасность при эксплуатации зда н и й  и 
Соружений.
Главный инженер проекта /ХлебниковЦ.

Электрическое освещение

Проектом предусмотренно рабочее и аварийное 
электрическое освещение светильниками с лам
пами накаливания и люминесцентными лампами. 
Осветительная арматура, высота подвески све
тильников, марка проводников и способ проклад
ки приняты в зависимости о т  условий среды, высоты 
помещений и характера проводимых в них работ.

Выбор освещённости произведён согласно,, отрас
левым нормам освещения сельскохозяйственных пред
приятий, зданий и сооружений и Cf/ufl у -9 -79  
„  Естественное и искусственное освещение. Нормы 
проектирования." Напряжение сети рабочего и 
аварийного освещения принято 380/220. Питание 
распределительной сети освещения предусматри
вается о т  группового щ итка ти п а  ОП.

Питание группового щитка рабочего освещения 
Предусматривается о т ЩРВ. Питание щ итка  
аварийного освещения предусматривается отдельным 
Вводом о т  наружных сетей электроснабжения.

Д л я  п р о и з в о д с т в а  р е м о н т н ы х  р а б о т  п р о е кт о м  пре
д у с м о т р е н о  р е м о н т н о е  о с в е щ е н и е , в  к а ч е с т в е  о с в е 
т и т е л ь н о й  а р м а т у р ы и с п о л ь з у ю т с я  переносные с в е т и 
л ь н и к и , Н а п р я ж е н и е  с е т и  р е м о н т н о г о  о с в е щ е н и я  36В. 
П и т ан и е  с е т и  р е м о н т н о г о  о с в е щ е н и я  п р е д у с м а т р и в а 
е т с я  от  Я щ и ко в  Я Т П - 0 , 2 5  с  п о н и ж а ю щ и м и  т р а н -  

с с р о р м а т о р а м и  2 2 0 / 3 6  В-
Д л я  освещения каналов 6 секциях хранения,

приняты светильники типа H5Df напряжение пи
тания 36В. Питающие и групповые сети запроек
тированы кабелем марки JBBf\ прокладываемым от~ 
Крыто на тросе в секциях хранения, в отделе
ниях колибровки и под навесом, по ло тк у  и в 
коробе в отделении переборки, грузовом коридоре-

Обслуживание светильников осущ ествляется с 

лестницы Л -3 /2 У{
Данные по нагрузкам электроосвещения приведены 

в таблице .

Наименование
электроприемникоо

Установлен- 
ная мощ
ность.к от

Расчётная 
мощность, 

к 8 т.
Годобой расход 
электроэнер гии, 
тыс. кВт. ч

Электрическое
освещение /9,6 k 9,32 /3,980

Мероприятия по технике безопасности 

Все металлические нетоковедущие части электро
установок, корпуса светильников, щитка освети
тельного, коробов и тросы; которые могут оказаться 

под напряжением вследствии повреждения изоля

ции должны быть занулены- Д ля зануления исполь
зуются нулевые жилы питающих кабелей.

Все мероприятия, касающиеся монтажа и эксплуа
тации электрооборудования и зануления должны 

быть выполнены в соответствии с требованиями 

Р У  Э и  П Т  В  при эксплуатации и  электроустановок по
требителей •

Привязан

Т.п 8/3-2-38 87 3 0

220UCtекционное хранилище семен
ного картофеля Вместимостью 
2000тонн (Ь н --2 0° С )

О п з М

Общие данные

Лист

трониттм
г. орел _

Z25/2 -О/ SO
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3-НСП4Н200 4.S 

200 План на о т м . o. o o o
П л а н  н а  о т м .S .2 0 0  

м в/ н ду  о с й м и .6 -7 ;  И - г

О т д е л е н и е  
'к а л и б р о в к и  з

1 О Г ^  ^6-нспн х гоо г£

а 1н З
LV

КЭ“ (  Т4000 4000
РвВГ-б- т р о с

200

Ж
шь

/2000

> / /  
v /7

Нсп//* /оо
/0 0

Кб
< /)

В ед ом ост ь узл о в  уст ан овка . эием т р и и еск ог.о  
оборудоЗа ни. я на ли а. н е  р  а с  п о  л о  *н е  ния

Номер

щ ит
ка

Тип

Останов
Н ом ера а в т о м а т и 
ч е ск и х  З ы к л ю  ча  гел ей

Ток р а с  ц е 
н и т е л я , Р

ленная

MOUfHOOi

л ёт

О д н о п о 
л ю с н ы е

Трехполю с - 
н ы е н а

Вводе

на

лини
ях

З а н я 
т ы е

Резер
в н ы е

Заня
т ы е

Резер
вн ы е

ш о п ОН- /2УУЛ4 18,668 / -8 0-/2 - _ - /6

ЩО-Н О П - З У У Л 4 /.072 / -3 - - - _ /6

Роз,

/

Обозначение Н а й м е  н  о  З а н ы .е Кол.
Приме
чание

г ! ! 1 Прокладка о с в е ти те л ь н ы х

электропроводок на  т р о с а х
и  у с т а н о в к а  с в е т и л  а  ним о  А ~~

НС/7/У с  ла м пам  и  п о к а  л  с/ва-
ния с ш а го м  s , 2 Sm 8

2 , с ш а г о м  з,5 м 3
3 , с си а гом  Л,Ом 7

/ с ш а го м  я .8 м 3

Н. контр
кпвалтд

Привязан

Uh S-aso

Рс/П Хлебнихоё
Ря.сект.
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Ведомость рабочих чертеж ей основного комплекта

Лист Наименование Примечание

/ Обилие данные
2 План сетей сигнализации безопасности.

телесоонизаиии оадиосрикаиии

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

Обозначение Наименование Примечание

Прилагаемые документы

СС-СО Спецификации. о б о р у- Альбом У

до Вани я.

Общие данные
Данная часть проекта разработана на осно

вании задания на проектирование, утв е р ж д е н 
ного Министерством сельскою хо зяй ства  СССР  

20 декабря 1985 г.о т

Типовой проект разработан в соответствии с дейст
вующими нормами и правилами и предусматривает 
мероприятия, обеспечивающие взрывную, Взрывопо- 
окарную и пожарную безопасность при эксплу
атации зданий и сооружений

'1Ш аебнико$1Главный инженер проекта

Радиосрикация.

Радиофикацию картосрелехранилища предусмот
рено выполнить о т  абонентских сетей хозяйства.

В служебном помещении, в отделении перебор
ки устанавливаю тся громкоговорители,

Сеть радиосрикации выполняется В нутр и поме
щений проводом марки ПТВШ, прокладываемым 
откры то по строительным конструкциям.
Вариант ввода определяется при привязке проекта.

Сигнализаци я  безопасности

Устройство сигнализации безопасности о т  
случайного . запирания в  секциях хранения вы
полнена согласно „  Нормам технологического  

проектирования холодильников для срруктов BHTTJ-H.8D.
В секциях хранения , на случай закры тия  

в них человека, установлены  световы е ука
затели „ Выход и кнопки включения звуко
вой и световой сигнализации. При на ж а ти и  
кнопки включения загораются световы е ука
за те ли , установленны е у  входов в  секции 
хранения, и одновременно поступает команда 
на звонки звуковой сигнализации, которые уста 

новлены в грузовом коридоре, В отделении пере
борки. и 6 служебном помещении,

Sf

Т е л е ср о н и ъ а ц и я .

Д л я  административно-хозяйственной сВязи, проек
том  предусматривается телеф онизация секцион
ного хранилища семенного картосреля Вмести
мостью 2000 тонн о т  сетей хозяйства.

В служебном помещении предусматривается 
установка телесронною аппарата.

Сеть те ле ф о н и за ц и и  в н утр и  помещений Вы
п о лн яе тся  проводом марки ТРП, прокладывав 
мым откры то по строительным конструкциям 
Ввод В хранилище предусматривается кабельный.

Сеть сигнализации безопасности вы полня -  
ется кабелем JBBC, прокладываемым по стро
ительным конструкциям. Проектом предусмат
ривается звуковая сигнализация для опове-  
щания о предстоящем дистанционном пус
ке транспортёров д ля  чего у с та н а в  ли -
В а ю тся  звонки в грузовом коридоре и 
в о т д е л е н и и  калибровки .

Схема распо лож ения сети сигнализации 
безопасности.

9
ПКЕ -2124г->1

- Г П > г

СУВ-МЧЗ О

L T Z 3 - - T

Ш- 220

Схема расположения сети телефонизации.

В&оВ
КРГП-10 TP n Z xO ji ТА  -APC------- ьг

Схема р а с п о л ож е ни я сети р а д и о  ( р и Н а у и и
_  тай за-зон
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от айояент -
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сетей 68 од
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Привязан

Т.П . <873-2-38 87 е с

Секционное хранилище семен- 
среля Siного картофеля бместимос- 

тью 2000тонн С Ь н--20°с )

Общие данные

Стадия
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г. О р е л
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Стадий вист вистов
РП 2

Слан сетей сигнализации 
везопасности) телефониза- 
ции, радиофикации

гт ж Е м р о м
UhB.в г. Орел !
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