
Т И П О В О Й  ПРОЕКТ 

9 0 3 -1 -2 6 1 .9 0

К О Т Е Л Ь Н А Я  С  4  К О Т Л А М И  Е - 1 0 - 1 . 4 Р  

З О Л О Ш Л А К О У Д А Л Е Н И Е  П Н Е В М А Т И Ч Е С К О Е  

Т О П Л И В О - К А М Е Н Н Ы Е  И Б У Р Ы Е  У Г Л И  
С И С Т Е М А  Т Е П Л О С Н А Б Ж Е Н И Я  З А К Р Ы Т А Я

А Л Ь Б О М  9

ОВ ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ СТР. 3 - 1 5  
ВК ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ

ВНУТРЕННИЕ СТР. 1 6 -2 6

фасоны воротников

https://www.kruzhevo-len.ru/kruzhevnoj-vorotnik.html


ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 
9 0 3 -1-26 1.9 0

КОТЕЛЬНАЯ С 4  КОТЛАМИ Е-10-1.4Р. ЗОЛОШЛАКОЩЛЕНИЕ ПНЕВМАТИЧЕСКОЕ. 
ТОПЛИВО -КАМЕННЫЕ И БУРЫЕ УГЛИ. СИСТЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ЗАКРЫТАЯ.

АЛЬБОМ 1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
АЛЬБОМ 2 РЕШЕНИЯ ТЕПЛОМЕХАНИЧЕСКИЕ

4.1 ТМ1 РАСПОЛОЖЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ 
ТШ  ОБЩЕКОТЕЛЬНЫЕ ТРУБОПРОВОДЫ

ДЕАЭРЛЦИОННО-ПИТА ТЕЛЬНАЯ УСТАНОВКА
4.2 ТМЗ КОТЛОАГРЕГАТЫ. КАМЕННЫЕ УГЛИ

ГСВ ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ВНУТРЕННИЕ УСТРОЙСТВА
4.3 ТМ4 КОТЛОАГРЕГАТЫ. БУРЫЕ УГЛИ
4.4 ТМ5 зодопадагРЕВА ТЕЛЬНАЯ УСТАНОВКА 

ТМ6 УСТАНОВКА ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ 
ТМ7 водаподготавиТЕЛЬНАЯ УСТАНОВКА

4.5 Т(1 ТОПЛИБОПОДАЧА
ЗШ ЗОЛОШЛАКОУДААЕНИЕ 

АЛЬБОМ 3 ч.1,2А АВТОМАТИЗАЦИЯ  
АЛЬБОМ 4 4.1 ЭМ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ СИЛОВОЕ 

ЭО ЭЛЕКТРООСВЕЩ ЕНИЕ ВНУТРЕННЕЕ 
СС СВЯЗЬ И СИГНАЛИЗАЦИЯ  

4.2 эм ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ СИЛОВОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОПРИВОДАМИ

АЛЬБОМ 9 
ПЕРЕЧЕНЬ АЛЬБОМОВ

АЛЬБОМ5 АР РЕШЕНИЯ АРХИТЕКТУРНЫЕ
АРИ СТРОИТЕЛЬНЫ Е И ЗДЕЛИ Я  
АЗ ЗАЩИТА АНТИКОРРОЗИОННАЯ КОНСТРУКЦИЙ 
ГП ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН
ОС ОРГАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА

АЛЬБОМ 6 4.1,2КЖ КОНСТРУКЦИИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ
АЛЬБОМ 7 КМ КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ

АЛЬБОМ В Ч.УЮКИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ 
АЛЬБОМ 9 ОВ ОТОПЛЕНИЕ И  ВЕН ТИЛЯЦИЯ

ВК ВОДОПРОВОД И  КАНАЛИЗАЦИЯ ВНУТРЕННИЕ 
АЛЬБОМЮ ЗШ.Н ЗОЛОШЛАКОУДААЕНИЕ

НЕСТАНДАРТИЗИРОВАННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 
АЛЬБОМ И ГАЗОПРОВОДЫ КОТЛОАГРЕГАТА

КОНСТРУКТОРСКАЯ ДОКУМ ЕНТАЦИЯ  
АЛЬБОМ 124.1 ВОЗДУХОВОДЫ КаТЛОАГРЕГАТА.КАМЕННЫЕ УГЛИ

КОНСТРУКТОРСКАЯ ДОКУМ ЕНТАЦИЯ  
Ч. 2 ВОЗДУХОВОДЫКОТШГРЕГА ТА.БУРЫЕ УГЛИ

КОНСТРУКТОРСКА Я ДОКУМЕНТАЦИЯ

АЛЬБОМ 13 ч.1,2 МОНТАЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ
КОНСТРУКТОРСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ.

АЛЬБОМ /4 ЩИТЫ УПРАВЛЕНИЯ.
ЗАДАНИЕ ЗАВОДУ-ИЗГОТОвИТЕАЮ  

АЛЬБОМ 0  НИЗКОВОЛЬТНЫЕ КОМПЛЕКТНЫЕ УСТРОЙСТВА 
ЗАДАНИЕ ЗАВОДУ-ИЗГОТОВИТЕЛЮ  

АЛЬБОМ 1Бч.(2 СПЕЦИФИКАЦИЯ ОБОЙУДОВАНИЯПОСТАВКА ЗАКАЗЧИКА 
АЛЬБОМ ГГ СПЕЦИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ. ПОСТАВКА ПОАЩЧИКА 
АЛЬБОМ И  ОПРОСНЫЕ ЛИСТЫ
АЛЬБОМ 13 ВЕДОМОСТИ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ 
АЛЬБОМ 20ч.1£ СМЕТЫ НА ТЕПЛОМЕХАНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 
АЛЬБОМ Z1 СМЕТЫ НА РАБОТЫ ПО АВТО МЛ ТИЗАЦИИ,

СВЯЗИ И  СИГНАЛИЗАЦИИ
АЛЬБОМ 22. СМЕТЫ НА ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И

МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ
АЛЬБОМ 234.1,1 СМЕТЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 
ААЬБОМ24 СМЕТЫ НА САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ
АЛЬБОМ 25 ТЕХНИКа-ЖОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗА ГЕЛИ

ОБЪЕКТНЫЕ СМЕТЫ

П Р И М Е Н Е Н Н Ы Е  М АТЕРИАЛЫ

РАЗРАБОТАН
и н сти туто м  Харько вский  Сантехпро ект \
ГЛАВНЫЙ ИНЖ ЕНЕР ИНСТИТУТА , )

В. А. САЮСАРЕВ
ГЛАВНЫЙ ИНЖ ЕНЕР ПРО ЕК ТА  /

л. И. ЛЕВО НТИ Н М щ ^
и н е ги  т у т о м  Ха р ь к о в с к и й  Пр о м с тр ш НИИп р о е к т

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ИНСТИТУТА /?
Н.Ф .ДОВГИ Й X*1-— »'

ГЛАВНЫЙ ИНЖ ЕНЕР ПРОЕКТА
АММОНИИ

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 703-9-101.89 СКЛАД МОКРОГО ХРАНЕНИЯ ХЛОРИСТОГО
н а т р и я  ч = 4 о м ъ

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 903-9-29.83 БЛОК КОТЕЛЬНО-ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ
ПОМЕЩЕНИЙ

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 709-9-100.89 СКЛАД УГЛЯ С ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ ЭСТАКАДОЙ 
ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 907^-2-208 ГРУБА ДЫМОВАЯ КИРПИЧНАЯ Щ 4 5 м ,Д а=2,Ы

С НАДЗЕМНЫМ ПРИМЫКАНИЕМ ГАЗОХОДОВ 
ДЛЯ КОТЕЛЬНЫХ УСТАНОВОК

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 907-02-222 СВЕТОВЫЕ ОГРАЖДЕНИЯ ВЫСОТНЫХ
ДЫМОВЫХ ТРУБ

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 903-1-270.63 БЛОКИ ТЕПЛОМЕХАНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 
АЛЬБОМ 10ЧАСТИ 1,2,3,4,5,Б,7 КОНСТРУКТОРСКАЯ ДОКУМ ЕНТАЦИЯ  
ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 903-1-270.89 КОНВЕЙЕР ЛЕНТОЧНЫЙ 
АЛЬБОМ 11 КОНСТРУКТОРСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 903-9-27.39 СТАЛЬНОЙ БАК-АККУМУЛЯТОР ДЛЯ ГОРЯЧЕЙ

ВОДЫ V= 2 0 0 м 3
СЕРИЯ 3.407-106 В. 1 ,2 ,3  УНИФИЦИРОВАННЫЕ ПРОЖЕКТОРНЫЕ МЙЧ7Ы

______ _ И ОТДЕЛЬНО-СТОЯЩИЕ МОЛНИЕОТВОДЫ

УТВЕРЖ ДЕН
И  В В Е Д Е Н  В ДЕЙСТВИЕ  
ГПК Н И И „ САНГЕХНИЙПРОЕК Т  "  
ПРОТОКОЛ О Т  11.07.1990г. Ы4

гч 5 б б -п  z
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Наим ено €а ние и обозначение документов  
Н о  именование л и с т а Стр.

С о З е р ^ к а н и е  альбом а 2
О т о п л е н и е  и  в е н ти л я ц и я  03

4 О бщ ие данные (нач ало) 3
2 О б щ и е  данные (продолжение) 4
3 О б щ и е  да н н ы е  (о к о н ч а н и е ) 5
4 П ла н ы  на о т м . о .о о о , 4. 800. 6
6 Планы  н а  о т м .  8.4оо> 43.200j

галереи топлиёопода чи 7
в Э лем енты  планов £
7 Схемы  с и с т е м  о т о п л е н и я  ///и я 2 £
8 Схемы с и с те м  те п лос на б ж е н и я /Z7

/7 У, /72, Д У- /7 4.
9 Уз ел уп р  а ёления УУ
40 У с т а н о в к и  с и с т е м  п(', 62 \2
44 У с та н о ё к  и  с и с те м  П2',ПЗ', 3 4. 43
42 С хем ы  с и с те м  П4', П2 ; /73-, 84- 67',

ВВУ- 6 £ 4 . /4
43 О с а д и те ль н а я  с т а н ц и я .  План.

Схема си о т  емы о т о п л е н и я /5
"8

11 Наименование и  обозначение докум ентов  
Наим енование л и с та Стр.

бодоснаб Жение и  канализация ВК
1 О б щ и е  д а н н ы е  /начало) 4G
2 О б щ  и е  да н н ы  е ( продол Ж ени е ) 47
3 О б щ и е  да н н ы е  го к о н ч а н и е ) 48
У П л а н  на о т м . О. О О О . ф р а г м е н т ы

п л а н а . В о д о с н а б ж е н и е  о т  дё ц х
и с т о ч н и к о в 49

5 План на о тм . 4.800 и  8.4СЮ.
Ф р а гм е н ты  пла н о в  ы 2,3. 20

6 П ла н прие м но- др о б и льно го  о тд е л е н и я ,--------------/---------------------1------------------------------
га ле р е и  т о п  ли€о п о д а ч и  и  н а д -
б ч н к е р н о б  га ле р е и . 24

7 Схемы систем  84, тз. Водоснабжение о т
о дн о го  и сто чн и ка 22

Т Схемы систем  В4У вз,тз. Водоснабжение
о т  д ё у х  и с то ч н и к о в 23

9 План кроёли. Схемы систем 84', В5-,х4', к2',«5. 24
40 Схем а с и с те м ы  340. 25
44 Схема с и с т е м  К с, Кбн 23
42 Очистные сооружения шламоёых стоков.

План на о т м .-2.300,0-240. Разрезы. Схема. 27
Бак для ёоды А46 ВО 96. 0 0 0 - 04 по с гои и
s- 9о4 -  Уз. Выпуск О. О б ш и б  4ид. 26

Z4566 - П  3



Ведом ость рабочих чертеж ей основного  
ком пл е м та  Од

>

| Лист Наим енование Примечание

1 О б щ и е  д а н н ы е  /н а ч а ло /
2 О б щ  и  е  д а н н ы  е/продолжение)
3 О б щ и е  д а н н ы е  /о к о н ч а н и е /

4 П ла н ы  н а  о т м . О. о о о ;  4  воо.
5 Планы н и  о т м . б -й и п , 13.200,

га ле р е и  то п л и в о п о д а ч и .

-  6 Э л е м е н т ы  п л а н о в

, 7 Схемы с и с те м  отопленияы 1 иы 2.

'  -5 Схем ы  с и с т е м  те п ло сн а б ж е н и я

| ГН, / 7 2 ,  A J -A U .

i  g Узел уп р а в л е н и я
:
s Ю У с та н о в к и  с и с т е м  П1}> 8 2 .

\ H У с т а н о в к и  с и с т е м  П2',ПЗ-,В1.

i  1 2 Схемы с и с т е м  Г71-, П 2 ; n 3 ) S / - 87}

е е * -  b b U.

'  <3 О с а д и те ль н а я  с т а н ц и я .

3 П ла н . Схема си сте м ы  о то п ле н и я -

Пипов о и проект разработан в с о о т в е т с т в и и  
с д е й с т в у ю щ и м и  нормами и правилам и и  
п р е д у с м а тр и в а е т  м е р о п р и я ти я , обеспечи
ваю  щ и е  п о п а р н у ю  б е з о п а с н о с ть  при 
э к с п л у а т а ц и и  здания.

Гл. инженер п ро е кта  \$ф}ЧЛеёантинлм/

Ведомость ссылочных и  прилагаем ы х д о к у м е н т о в

О б озн а ч е н и е Наим енование Примечай.
1 2 3

Ссылочные докум енты

серия  А  904- 69
Детали крепления санитарно-техни
ческих приборов и трубопроводов

се ри я 1. 494- зб
Воздухар аспре дели тели  
эЖекцианные панельные 
штампованные т и п  8ЭПш

серия б .9п 4 -2 Б
Панели Зля установки ячей-г, Новых ф ильтров ти п а , <Ря» ъ 
строительных конструкциях.

серия 1.994-ю
Реш етки щ елевы е регули
руем ые т и п  Р

серия з. 9о 4 - 4б
Узлы прохода вентиля
ционны х ш а х т  через 
п о к р ы ти я  зданий. 
Узлы прохода общего 
назначения.

серия s. 904-51
З о н т ы  и  д е ф л е к то р ы  

вентиляцион ны х с и с те м

с ер и я Б. 904- 20 Клапан огн е  задерживающий

серия б .9о 4 -3 8
Ги бки е  в ста в к и  к ц е н т р о -  
б е ^ и ь /м  в е н ти ля то р а м

серия 5.9а 4- H . J
Л е т а л и  креплен и я  

в о з д у х о в о д о в

серия 5. 903- 7
Унифицированные конструк
ции приточных вентиляцион

ных установок

серия 1. 4  94- 25
П о д с т а в к и  п о д  кала- 

р и ф е р

серия5.9ок- 18В.1
Хлопаны и заслонки для 
Вентиляционных систем  
Взрывоопасных производств

серия 5 .9 0 3 -2  £.о
Воздухосборники для систем  
отопления и теплоснабжения 
Вентиляционных установок

серия  4 . 9 о з -ю в Л
изделия и детали трубопрово
дов для тепловы х с е т е й . 
Опары трубопроводов  
непод ви?р ные

cepues.goii-kae.D/
Установка и крепление 
воздуш но-отопительны х  

а гре га то в.

серия 1- 4 2 4 -  21

крепления решеток ёазаухапритач- ныхтипарри щелевых регулирую- 
Щ их типа Рк воздуховодам и страи- 
т  ел ьным к инструкциям г

серия Б. 904-50
Р е ш е тк и  венти ляци он ны е  
регулируем ы е т и п а  Рв

серия 7903.9-2 -1 
Выпуск 1 часть 1

конструкция тепло кои изоляции труов- праВаоав надземной и падземнри канальной прокладки водяных тепловых сетейг 
пара проводов и конденсат опроводов

серияБ.9 0 4 -4 4
Клапаны обратные 
об щ е го  назначения

серия1. 4 94- ЗОв. 4

Установка и крепление в е н ти 
л я то р о в  к с тр о и те ль н ы м  
к он струкц и ям

с е р и я 4 .4 9 4 -з з
Клапан ле п е стк о в ы й  к 
о с е в о м у  в е н т и л я т о р у

ра здел Г, 4-
К а та л о г  крепеЖных изде
лий ц и тп  м. 1986г.

1 2 3
сбор ник 50,51  

нар мал ь 
Глаьм он гпаЖ -
авггто м а  т и к а

З а к ла д н ы е  к о н с т р у к ц и и .  
Приборы  д ля  и з м е р е н и я  и  
регулирования т е м  пера т у  -

сборник 52  
нормаль 

Гла в  м а н т а  -  
а в т а м а т и к а

Закладны е к о н с тр у к ц и и . 
Приборы для и зм е р е н и я  и  
регулирования д а в ле н и я  

р а зр е Ж ^н и я  и  р асхода. >

Прилагаемые д о к у м е н т ы

9 0 3 -  / -  28190OB.COl
С п е ц и ф и к а ц и я  об  ор у д о - 

ванц я.
П о с т а в к а  зака зчи ка Альбом 16

903- 1-2819D06.C02
Спецификация оборудования. 
П о с та в к а  п о др я д ч и к а . Альб ом 11

903-1- i8 l.90 0B .B M
В е д о м о с т ь  п о т р е б н о с т и  

в  м а т е р и а л а х . Альбом 18

ч е р т е ж
Б1КЮ 6. О О П

Закладная к о н с тр у к ц и я  для  
уста н о вки  т е р м о м е т р а Альбом  / 3

и е р т е Ж
Б1К106.000 Ъ и а ф р а гм а  круглая Альбом 15

ч е р т е ж  
S 1 кч п п .п о  о диафрагма прям оугольная Альбом 13

В е д о м п с т ь  сп е ц и ф и к а ц и и

А и с т Наименована е Примечай.

Ю
Специф икация о т о п и т е л ь н о -  в е н 
ти л я ц и о н н ы х  у с т а н о в о к  П 4, В 2 .

и
Специф икация о т о п и т е л ь н о - в е н т и 
л я ц и о н н ы х  у с т а н о в о к  31, п 2, ПЗ.

инё.Н-

гип
йшьШ
Нсш.атд

КМовшЕт
fi.kDHTp.
Гл-спеа
BSfK-Гр
июкш

Лвёпнтин

Мани,
РЯбпб
Рябой
Япькина
Власова

Щ 1

Q/UUc
г

Привязан-

903-1-281.90 ОВ
Кот ельная с у  к о т л а м и  е  - ю ~ 1, нр. 
Зало шлака удаление пнебм ат  и  ческае-

Гла в н ы й  корпус
стадия лист

О б щ и е  д а н н ы е .
/ н а ч а л о /

z*rS66-n 4 формат А2

Листав

13
Харьков с кий 

С ангпех п р о е к т



ИаимЁНоёонив 
здания  

(сооруфения),

помещения

Главный 
корпус 

рграздаю
щие конст
рукции -па
нели из 
легкого  
бетона)

Главный 
корпус 
рграфдаю- 

Щщие канет- 
^ рукции- па- 

м ели из 
арбш ит а)

8 ?

О с н о в н ы е  п о к а з а те л и  по ч ер глефам  
о т о п л е н и я  и  ё е н т и л я ц  и  и

О бщ ие указания

4. П р о е к т  р а з р а б о т а н  в  с о о т в е т с т в и и  соСНиП2.04.05-8б> УУ. Ваздууоёады  систем  ГН, В/, 82, ВЕ2- BE А- з а щ и т и т ь  а гн е -

Объен,

м*

ОсаЗитель
ная

с та н ц и я

117DD

47700

520

года 
при 

£н, °с

- 2 0

■30

- 4 о

■20

'3 0

- й а

~ 20

- 3 0

-во

Pcfcxoa тепла, В т  /ккал/ч
на

отоп
ление

3-183SO
273730

378490
32S440
443020
380930
288750
243280

356250
308040

429200

на 
венти
ляцию

/0/550
87320
/зоооо
Н/548
/57750
-135340
/0/550
87320

/ЗОООО
Н /5 4 8

369650

22790
У9600

3/9/0
21440
35990
30950

/57750
135640

н а
горячее
ёодп-
снабже-

92000
19200

92000
19200

Общий

5-И 900 
440250
600490
5/6/88
692770
595770
482300
4/4800
580250
426788

679650
58Ц790

22190
/9600
3/9/0
17440
35990
30950

Расхай 
холода, 

Вт 
Кка л /ц

Устаноб
ленная
ивщнт
9лекгр°-дбига-
тепей,
кВт

1.99

9.45

9.45

7.99

9.45

9.43

У  слоёные обозначения
Н ом ер о т о п и т е л ь н о г о  прибора  
тр уб о п р о в о д  прям ой с е те в о й  в о д ы  
тр уб о п р о в о д  о б р а т н о й  с е т е в о й  воды 
трубопровод горячего водоснабжения 
трубопровод циркуляционной воды

U - 3 5 - 76, 2 ,0 9 .0 4 - 67.
2 .  В п р о е к т е  п р и н я т ы  в  хо ло д н ы й  период го д а  р а с 

ч е тн ы е  гпем пературы  наружного воздуха-20у-30‘,-40°С.
3 . О сн о вн о е  р е ш е н и е  проекта выполнено для условий'.

— те м п е р а ту р а  наружного воздуха  -  30°С 
— ограждающие конструкции-панели из легкого бетона.

П р о е к то м  п р е д у с м о тр е н  в а р и а н т  с о  граф  да ю щ и 
м и к о н с т р у к ц и я м и -  панели из а р б о л и т а .

1/ Р а с ч е тн ы е  те м п е р а т у р ы  в н утр е н н е го  воздуха во

с т о й к и м  асооцем ентнь/м  р а с т в о р о м  т о л щ и н о й  
5D m m  п о  с т а л ь н о й  сетке.

12. Систем ы  аспирации расходны х бункеров сырого угля 
8 4 -6 1  в ы п о л н и ть  из эле к тр о  с варнь /х т р у б  на сварке.

У З . В оздуховоды  / 7 У , / 7 2 ,  /73 , веч, 8£2- в е4- окрасить эмалью 
П Ф  - 4/5(ГОСТ6 4 6 5 - 76) за 2 р а з а  п о  г р у н т у  Г ф -0 2 /  
(ГО С Т 2 5 / 2 9 -6 2 )  в н у т р и  и  сн ар уф и.

\4. Нагревательны е приборы и неизолированные трубопро
воды окрасить эмалью ПФ- И5за 2раза по г р у н т у  ГФ -02/.

в с п о м о га т е л ь н ы х  помещ ениях приняты поСНиП2.09.04-87 ^  Всв /прубоправадьI, подлеф ащ ие изоляции, покрыть алюми-
в производственных  -  по гост /2. У  0 0 5  -  88.

5*. те п л о н о с и те ле м  для с и с те м  отоплен и я и вентиляции  
слу ф и т в о да  с п а ра м е тра м и  /50°- 7D°c, для тр а к та  
то п ли в о п о д а ч и  -  /30'°- 70°С.

6. В узле п о с ту п л е н и я  то п ли в а  из дробилкино конвейер 
топливоподачи предусм отрено гидрообеспыливание  
(см. альбом  N  УУ ТП 903 - У~ 270. 89 черт. N6/40060.560).

7. В к о м н а т е  д л я  обогрева работающих предусмотрено 
у с т р о й с тв о  для сушки адеф ды  ( р е ги с тр  из гладких 
т р у б ) .

Д л я  в о з м о ф н о с ти  круглогодичнага использования 
у с тр о й с тв а  в  к а ч е с т в е  те п л о н о с и те л я  используется 
гиря чая вода систем ы  бы тового горячего водоснабжения.

8. Соединение тр уб о п р о в о д о в  и нагревательных приборов 
в электропом ещ ени ях в ы п о л н и ть  на сварке.

$. Д ля  с и с т е м  о т о п л е н и я  и  те п л о с н а б ж е н и я  приняты  
т р у б ы :

— для р е зь б о в ы х с о е д и н е н и й  в о д о га з о п р о в о дн ы е  по 
ГО СТ32 6 2-75  *  т а б л .  2.

— для с и с те м  с т е м п е р а ту р о й  те п л о н о с и те ля  
свыше 7/5°с и гн у т ы х  у ч а с т к о в -  электрасварны е  
те р м о о б р а б а та н н ы е  т р у б ы  по го с т /0704--76 *

— остальны е трубопроводы  электросварные по гост/о 704- 7б*
/О. Воздуховоды  с и с т е м  запроектированы '.
—  Р /  из л и с то в о й  с т а л и  т о л  1ц  и н о й  2 мм.
—  В 2 из о ц и н к о в а н н о й  с т а л и  с т о л щ и н а м и  согласно

СНиП 2 .0 4 .0 5 - вв.
ТПранзи т  ны в воздуховоды 7 тр е б у ю щ и е  огнестойкого
п о к р ы ти я '.

—  ГМ, В/, В Е 2 -6 Е 4  из л и с т о в о й  с т а л и  т о л щ и н о й  Умм;
— В2 из оц и н кова нной  с т а л и  тш и ц и н о й  J мм. 

О с та ль н ы е  воздуховоды  из л и с т о в  о й  с та ли  с т о л  
щ и  на ми согласно сНиП 2.й4.05-86.

ниевой краско б  со с то я щ  е й  из лака Б Т -  /77(ГОСТ 563/-79) 
с добавлени ем  2D°/o алю м и н и  е вой  пудры  ПАП- 2 
(Г О С Т 5 4 9 4 - 7 /  *) ё д ё а  слоя п о  г р у н т у  Г Ф -  021 

i6.В оздуховоды  с и с т е м ы  В4 о к р а ш и в а ю тс я  и зн утри  
э м а ль ю  Х С -7 6 п о  г р у н т о ё к е  Х С -О б в.

{7. М а ги с тр а ль н ы е  тр у б о п р о в о д ы  с и с т е м  о т о п л е н и я  
и те п ло с н а б ж е н и я  д и а м е тр о м  до 60x2,5изолирую тся  
п о л о тн о м  хале т о  про шивны м из о т х о д о в  сте к ля н н о го  
волокнаХПс-Т-5 то л щ и н о й  4омм ,  а  диам етром  свыше 
6Qx2,5 -п о л У  ц и ли н др а  ми из м ин ер альной в а т ы  н а  
с и н те ти ч е с к о м  связую щ е м  М 2 0 0 т о л щ и н о й  4-0мм. 
Покровный слой из алю миниевой л е н т ы  то лщ и н о й  0,3мм. 

\8.М пнтаф  с а н и т а р н а - те х н и ч е с к и х  у с т р о й с т в  
п р о и з в о д и тс я  с о г л а с н о  СНи п 3 .0 5 .0 4 - 65. 

iS. Указанные на ч е р т е ф а х  д а н н ы е  о б  о т о п и т е л ь 
ных п р и б о р а х  с о х р а н я ю т с я  т о л ь к о  д л я  
р а с ч е т н о й  т е м п е р а т у р ы  н а р уф н о го  в о з д у х а  
и  в а р и а н т а  о гр а ф д а ю щ и х  к о н с т р у к ц и й  п о  
у с л о в и я м  привязкиj  с п о т  в е т  cm  в  у  нищ ие к ор 
р е к т и в ы  в  н о с я т с я  ё  с п е ц и ф и к а ц и ю  о б о р у д о 
в а н и я.

903-1-261.90 а&
Котельная с 4  к о тла м и  е -Ю - 4, 4  А  
Зало шлака цдаление пневматическое.

24566 -11 5 срорм атА 2



Пл а н - схема

л-н

_82
ЛЮ]

7

/77
/  Л. 40

АЗ
/  Л-4

\  Р>4 
А Д • * 4

ВЕЗ /  J~*-4
. 6Е4Л .4-

® — ■

® — 41

^ 4  —
s' л. 5

л -ч\ П 2—̂  • Д 5 Л. 5  4 5

П е р е ч е н ь  в и д о в  р с г б а т ,  д л я  к о т о р ы х  н е о б х о д и м о  
с  а с  т а  & л Я / л ь  а к т ы  о с в и д е т е л ь  е т в а  з а н и я  с к р ы т
р а б о т ,  с а  г л а с и  а  с н о п  3. а  4. СИ. 85

крытых

П р окла дка  т р  у  Б опро g o d  о  £  § ш т р а б е
Прокладка т р у б о п р о в о д о в  ё гильзах ч е рез а г р а з д а 
н а  щ и  е  к о н с т р у к ц и и  и  п е р е к р ы т и я

О краска т р у б о п р о в о д о в  п е р е д  и з о л я ц и е й
Окраска воздуховодов перед нанесением огне-
с т а й к а г а  п о к р ы ти я

Х а р а к т е р и с т и к а  о то п и те л ь н о -  в е н ти ля ц и о н н ы х  с и с те м

Обозна
чение
систе
мы

Кол-
сис
тем

Наим ено Аанце 
обелили ёоем ого  

п о м е щ е н и я  
'технологического  

обор у д а в а н и я )

ГП и п
у с т а 
н о в к и

в  е н т ш  я  т о р Э ле к тр о д в и га те л ь в о з д у х о н а гр  е б а т е л ь Ф и л ь т р

Примечание

тип,
исполнение
воз%6,‘
Щите

/ V *

Схе
ма
исполне
ния

/70-
ло-
*е-
ние

L
At*/V

Р
па
кгу
/м2

/ 7
об/
/мин

т и п ,
исполнение 
p d  взрыво
з а щ и т е

N
Квт

п
об/
/мин

W un N - Кол.
Т%К5£га'
ША>ева*Г

Расход т е п л а  
. вГЯ- 

Ккал/Ч

АР
па

л % *

Г П и п N*- Кол.
АР
Па

/м

концентра
ция, мг/м з

о т д о
нашь
ная

конеч
ная

Г И У
вспомогательные 

пом еш , е н и я
E3.-(SJOS 

-  26 в-цч-чв 3,-fS У ПрО°4ооо
950
Ж . 2850 4А 8 0 8 2 2,2 28SO КСкЦ 6 У -2 0 4-23

5 7466
4 р Ф яП Б — 4

60
—4.9540

КС к U 7 У '30 4-23
70830
64400

НО~Щг
КСкФ в У -4 0 4-23 3D

П 2 У
на и  и  инкер н о  я  

г а л е р е я EFD9S-2 В-ЦЧ-75 6 У АО* 4400
то п
70 4445 Фа 6 0 8 4 4,5 f a s Кскз 6 У -2 0 Н О J444QD48000 % °

— — — —

КСкЗ 6 У -3 D Н О
56800
50700

400
~4о

КСк 3 7 У -4D Н О 73SSO
й з н о о

400
~40

/73 У
трансформаторная 
подстанция и щ су

В -0 6 - 
-B C D Фй — — 185D — 28Й0 4 / 7 14А  2 ops 2 8 te — — _ _ ____ Ф я П Б ___ 2 6 0 Работает 8 

теп а ь (U перибЬ

З У У
хи м и ч е с к а я
Л а б о р а т о р и я 8-М-76 Зк У №° 7 2 0

SOO
50 1380 ФА6 3  А  4 - ops 1380 ___ _ _____ _ ___.

8 2 У
е ы гп а ё ы е
п о м е щ е н и я в з .тд ы 8-Ц4-75 3/5 У ПрС 9SD

зоо
з а 4305 Й АА5684 0/8 43eS — — . ____ ___ ___ — —

S 3 У
к о м н а т а  приема 

п и щ и
/U C U 2'
80/0-42. — — — — — qoss — — . ___ ___ — —

B E * ! У
трансформаторная 
подстанция и  щ с у естестб. Д е ф л е к т о р  ы  Н Дзбао.опо-си

ВЕ2 У
п о м е щ е н и е  
К и п и  А естеств. Д е ф л е к т о р  / У З A3i5MO. DO0

В Е З У
с а н и т а р н ы е

ЦЗЛЫ естеств. Д е < р л е  к  т о р  / У З A3i5.OD.ODO

8ЕМ У Щ с у естеств. Д е ф л е к  т о  р  / У З A5i5.00.000

К-4 У
п о м е щ е н и е  

К и п и  А 6K-2SD0 К о н д и ц и о н е р  а ё т о н о м  н ы й 1,6

А Г А З 3 К о т е л ь н ы й  зо л
H O Z - H -
-оч- у з А г р е г а т  б ездуш н а - о т о п и т е л ь н ы й 0,37 ± н = - 2П°с

ш з 3 К оте льн ы й  зал
Й02-6, 3- 
-о4-УЪ А г р е г а т  в о з д у ш н а - о т о п и т е л ь н ы й Ц75 Ьн--ЗП/4о7с

АФ У пАврчвошатЯГ
А 02- 4 - 
- 04~-У\1 А г р е г а т  в о з д у ш н о - о т о л и т е л б н ь  /й 0,37

РУ
В4-В7

У
механическая
м а с те р с к а я П А н гм П ы ле о тс а с ы ё а /о щ и О  а г р е г а т i s

по проекту 
Маяки „ТМП

ф -
наоо^н кер на я

у н о е а
ж е »
т е к в т л а а г р е ю п а

Й _ 1

Привязан Нач.п/пЪ Мани, '
Глспеии Ряб об
N. Контр. Рябой U4/î ~
Р</КП£_ ЭлькиНЧ.

ВВаменко
и не. и 2 интк.Шк. Власова

903- 1- 281 90 ОВ
К о тельн а я  с 4  к о т л а м и  Е-4й-1,ФР. 

Залошлакацдаление пне вм а ти  ческае .

Гл а в н ы й
Корпус

О бщ ие д а н н ы е  
(окончание)

и п
К арько "6 он ий 

С а н т е х п р р е к т

Z 4S U -47  в tjyopM am А 2
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Х а р а к т е р и с т и к а  о то п и т е л ь н ы х , приборов

стенобые 
легкого ,

панели из б е то н а
сгпено&ые панели из 

а р б о л и та
Местpas- Ateuje-

Р а д и а то р ы  МС-4МО
ы
%%
роб

К о ли ч е с тв о се к ци й  при t  н *7С тельных
- 2 0 -3 0 -  Мо - 20 - 30 ~MD Щароё

4 8 8 40 7 8 40
2 8 8 9 8 9 9
5 л 47 20 42 43 48 ОТМ.
4 49 20 24 /4 48 п tom
5 22 50 32 22 2k 28
6 22 24 32 22 2k 28
7 Я 44 43 8 40 42
8 48 22 23 46 20 2k
9 7 8 9 и 5 7
40 9 ю 44 6 8 40
44 и 44 43 7 8 42
42 40 40 К 9 40 44 ПТМ.
43 4 4 5 4 4 5 km
/4 3 4 4 3 3 4
45 3 3 4 3 3 4

Регистры  из гладких т р у б
tH°c Ф е П ±Н°С ф £ п ПТм

16 -20 /06x2,8 3 3 -20 408X2,8 3 3 и//VI»
4f800

-30 Ю6Х2, в 3 3 -30 408x2,8 3 3
-Mo 4D8X2,8 3,5 3 -МО 408X2,8 ЗР 3

К складу м окрого  
Хранения хлористого  
гн а тр и я $ 20x2

Е

План на  □t m .O.DOD

К осадительной с та н ц и и  
Л и с т  -/5

Ф о р м а т А 2
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План галереи гоплибоподачи

П л а н  н а  □t m . h .z o d

Н а д б ун к е р н а я  
га  лер в л

П л а н  н а  dim. 8.4 00

Ррактеристика отопительны х, приборов
стеновы е ппне л и us 

л е г к о го  о е т а н а стеновы е панели us а р б о л и т а Меао

ж
ОТО‘тлемиых
V :

Р а д и а т о р ы  м  с - 4Уо
N

Чf>Q$
К о л и ч е с т в о  с е к ц и й  п р и  £ н °С

- 2 0 - 3 0 - У о - 2 0 - 3 0 -У О
4 -44 iS 4S 43 /4 4S ОТМ.

8.4(002 42 i3 /4 42 43 44
3 и 4 4 4 4 и
А И 42 43 44 42 43
5 9 40 40 8 9 40
6 9 44 44 9 40 44
7 6 40 40 8 40 40
6 44 4е 47 44 /4 46 СТТМ.fPOQn
9 в 8 б 6 д б

ms£m€J
dm .
(3.2П0

Р е г и с т р ы  и з  г л а д к и х  т р у б

Системы 6U-- 87 см. ТМЗ л и с т  6.

£н°с е п £и°с ф 6 /7

40
-2 0 406x2,6 3 2 -2 0 i08x2.8 3 2 сгтм.
- 30 406x2,6 3 2 ~30 408x2,8 3 2 9.4по
-Р а /08X2,8 У 2 - Уо 408x2,8 1-3,5 2
- 20 {06x2,8 Г у 2 -2 0 408x2,8 3,5 2 ОТМ.

44 -з о {39X3,2 4 2 - з о 459X3,2 3,7 2 13.2QL
~УО 459x3,2 4,5 2 - У о 459x3,2 У,5 2
-2 0 408x2,8 3,5 2 -2 0 408X2,8 3,3 2

42 -з о {59X3,2 3,5 2 -з о 459X3,2 3,5 2
-У о 459X3,2 4 2 -У о 459x3,2 4 2

43
-2 0 408X2,6 3 Z -2 0 408x2,8 2 голе-
-3 0 459x3,2 2 -з о 459хз,2 У,2 2 реятоп-
-У О 459X3,2 4,5 2 -У о 459x3,2 4,5 2 ли

бо-

/А
-2 0 408x2,8 3,5 2 -2 0 408X2,8 3,3 2 % -
-3 0 459хз,2 3,5 2 - з о /59X3,2 3,5 2 чи
-У О 459X3,2 4 ^ 2 -4 0 459X3,2 4 5 2

90S- 1-28190 ов
~К о т е л ь  на  я с ч к о т л а м и  е - ю - i H P .  
Золош лакоцдаление пневм атическое

Главный корпус

Планы на оггтм. 8. 9оа; 
43.200-, га ле р е и  
топливапоЬачи.

Стадия Лшш.

Хар ько вский 
Ссгнтехпраект

Z4566- {7  8 ( р о р м а т А 2
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 9

/О

О тб о р н ы е  у с тр о й с тв а  давлений

отбо-
Р/

ъ
Закладная
Канструк

цая
Кал.
шт.

А 5 т а л  и закладных конструкций
Штццер Заглушка Прокладка Вес

KUH2 6 2зкч-Цб-1б 2 М20Ц5-5О M20K!fS
3K4-3I-69 Зкч-ъв-ю 0.23

Отборны е устройства тем ператур

N
отбора

Pi
Z 2

Закладная
шетрукц.

Кол.
шт.

А етали закладных конструкции
бобышка Пробка- Прокладка Вес

КОП 9 6 133КЧ-2- 82 2 расширит• 
УЗ ПМ27x2 УЗ ПЛ 2.8X42 

УХЛ 2
кишо 6 13K4-U81 2 Б ГН-М 27*2~ 

-5БУХЛ 3 ПМ27*2УЗ ап 20X42 
УХЛ2 0,553

кипН 6 БГШВ.оо 2

У ар ь кодеки и  
с а н те хп р о е к т

24566 -  П  Н ф о р м а т  А2



УУ

I
я

1
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I

1 .

!

'Элем ент  плана  N-!
М -/-200

Узел управления О т б о р  нь! в устрабо/тгёа 6a £ jениlj

К с и с т е м е  
о т о п л е н и я  л/У 

ф 32X2,2.
К  с и с т е м е  

о т о п л е н и я  ы2. 
ф 2 5 х 2 ,  2

К q u o  т е м е
т е п л о с н а б ж е н и я  

& В Щ  *  Ъ х ъ *

^ / ю а - Ш 1П^/

© -  ©

т а б л и ц а  те п л о в ы х  н а гр узо к  и  расчетны х  
п о т е р ь  напора по отдельным системам, ~^4rJ/l4z

1н
Система
оглашения

H i

Система
отопления

N 2

Система
теплоснаб
жения

на
вводе

В а р и а н т  со  
стеновь/ми пане- 
ля ми из легкого  

б е т о н а

~2D 1 31 У5О 5 9600 263560 4€0810
3SSO 7 0 0 0 5 5 0 0 7 0 0 0

-30
159€30
4 ю а

ею оо
1DOOO

320800
6 0 0 0

51/1*130
Ю ООО

-*Ю 118600 1*1250 382150 635000
5 1 0 0 13000 6500 13000

В а р и а н т со 
стеновыми пане- 
ля ми из арбо

л и т а

-20 122000 5 0 2 0 0 263100 *135300
4 8 0 0 6 5 0 0 5 5 0 0 6 5 0 0

-30
11/9360 59*100 320800 529580
3 1 0 0 7 0 0 0 6 0 0 0 7 0 0 0

4а
112250 6 9 3 0 0 382150 623100
4 3 0 0 8 0 0 0 6 5 0 0 8 0 0 0

Ы
Orn6of>.

Р/
Кк/
ы

Закладная
Конструк

ция

Нол.
шт.

4  елтали закладных конструкции

Ш т у ц е р Заглушка Прокладке Вес

Кип1 6 13КЧ-*/б-1б 2
М 20X1,5400 
ЗКЧ-ЗЗ-Ю

мгах/,5
ЗКЧ-з-69

18
ЗКЧ-36-70 оръ

Кип? 6 23КЧ-9б-% 6 MZDXlpSD
М 20x1,5 
3K4-3/S 9 Зкч-Зб-Ю о,г з

О тб о р н ы е  у с тр о й с тв а  тем ператур

15кч1дп2

.. 3 .0 0 0  
по проекту \j £̂,Z7Z73

марки v тмту

N
пт-
боро

р 1
Кгр.
4м1

Закладн.
канструк

ция

Кал.
ШТ.

Ле та ли  закладных конструкций

Бобышка Пробка Пракладт Вес

МПЗ в /*/3X4-2-81 7
расшири
т е л ь  19-

ПМ21Х2УЗ ПП 28x42 
УХЛ2

НипЧ в 1/83КЧ-2-37 1
расшири
т е л ь  98 ПМ27Х2УЗ

ПП28Х42
УХЛ2

Ш 5 в ЗЗКЧ-З-87 1
расшири
т е л ь  s ПМ20ФУЗ ПП28ХШЩ

Кипе в 63КЧ-3-87 2
расшири
т е л ь  6 ПМ21х2УЗ ПП28х42

УХЛ2

к и т в 133КЧ-2-81 У
расшири
т е л ь  13 Г7М21Х2УЗ ПП 28x42 

УХЛ2

Отборное у с тр о й с тв о  воды

Кипе в
по т и п у  
ЗКЧ-18-12 /

катуш ка
кзкч-es-is

кча
ПК-*/4'' 

СМЧ.228-64
ЗКЧ-86-12
50x100

П р и м е ч а н и е : р а з м е р ы  дроссель
ны х  ш а й б  у т о ч н я ю т с я  п р и  
п р и в я з к е  п р о е к т а .

9 0 3 - 1 - 2 8 1 9 0  О В
Нательная с Н К о тла м и  е-1а-1,4р.

пневм атическое. 
Стадия Лист Постов

Г л а в н ы й  к о р п у с  

Узел  у п р а в л е н и я
Х а р ь к о в с к и й  
Сан т е х  п р о е к т

Z4S66 - /7 1Z форматА2
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Лист Наименование Примечание
/ Общие данные [начало)
г Общие банные [продол ь/сение)
3 Общие данные [окончание)
ч План на от г/. 6.000. ЧРаагменть/ плане/

Водоснабжение от двух истопников
б План на отн. Ч.800и8.Ч0/7. фрагменты планов л/2,3
€ План про ем но- дробильного отделения, галереи галла

воподачи и надбннкернои галереи
7 Схемы систем В/, ТЗ.Ьйдоснаджение от одного источника
в Схемы системВ/}ВЗ}73Мосиибхсение от двух источников
9 План кровли: Схемы систем &ч;&5;/с/;/сг;/сг>

. /о Схем о системы 6/0
/ / Схема систем Кб} К€Н
/г Очистные сооружения шламовькх стоков План НОГ OTJUf-'P.sooi о.еча. ральезы. Соседа

Ведомость рабочих чертежей основного комплект а /чарки вК Ведомость ссь/лочнь/ос и прилагаемых документов

Основные показ отел с

НаименованиеПотребныб Расчетные расходы icratfo&VHofi

I систем НЗ/
трут-

му
Лис л /  Лек мвеирел/сек.

мощность 
эа.оОогоггщд кбт Примечание

| if Хозяйственно-
I I

i 1i

! овениуи о проти Зодоснабже-5 ,<* .1 СолоЯаарныи
■>!
И

% водопровод зо //85 67,47/5,3 26.02 источника
Хозяиственм-гмтъе ЪвЬасио8?кеии€с Сои водопровод 30 8гч 36,5 щч _ оп7?8УХ'UCTO
р̂оизводственно- Водоснаднсе-

ГSi
ъротчволоЖарныЧ чие От двум.
водопровод зо 36/,/ ге.оч 5.ЧЧ/623 источников

и L водопровод гора-
I G i чед воды 6.6 /.зг 0.705
h ! i водопровод одо-

<5 ротнод воды /е чзч /А/ 5,02 22
52 § Водопровод освет-
J s § пенной воды 30 39.6 414 <2 ~

$ 1 бытовая кана
Q <3 i: лизация /3.6 ев г е, 99

t Дождевая ко-
нолизация /ч,г/ооозводственная

ъ канал ив ацид /03 /6,3 /0./ — ■
| Шламовая

канализация 26.0 4,09 /,/з //,2

i .
1

Настоящий проект разработан всоа 
нормами и правилами и предусмот 
^[со^ж7н^)^Ю безопасность щ

тветстбии е бедствующими 
ривает мероприят ия, обеспечи
ли эксплуатации здания

4
I . Главный ин?/сенер проекта ^ ijjij'/ Аевонтин /!.<-//.

Обозначение Наименование Примечание

Ссылочные документы
Серия 5 .904- 43 баки прямоугольные дляхоле&ноб

Вы пуск X ч отепленной водь/ и рассол <*
Кс/талог крепе?/сных Кронштедн СТД 8 /9.829

изделии 14П7П, /98£ Полка кронштейна СТ4 8/9,822
Глава tv Вгодка крони/гедно стд 8/9.822

Хомут кронштейнастл 8/9.822

Шда кронштейне/ СТД 8 /9.822

<люч для кронштейна СТА 8 /9.822

?коба одноместная гостгч/зз-8 0

Мвескаленточная ш м -о/ ошмта
СИ 478 -80 [нстр чкииа по проектировании? и

чонтажн сетед водоснабжения и кани-
шзиции из пластмассовых т руб

Серия ч. еоо-у Узлы а детали трубопроводов из
выпуск / пластмассовых труб для систем

водоснабжения и канализации
Серия г .ч $ г-/ 9злыи детали комбинированных вннт-

сенник водостоков промышленных зда-
чии с применением неметалл ичес-
к и х  т руб

серия 3.900- е Опорные конструкции и средства
выпускЗ Крепления трубопроводов на метал-

ли ческах: колоннах?

Прилагаемые документы
90Ъ-Г-гЛ1.30 А С .  CCS Спецификация оборудования

Пост авка за к а зч и к а бльбол/ /6
903-/-28/.90  з/с. со е Спецификация оборудования

Поставка подрядчика /льдом /7
903-f-efM.ffO ВК. вп ведомость потребности в

м ат ериалах. /льдом /8
902--f-88*30 Понт аНсНые аз дел и  я

Конструкторская документация /льдом / з
903-/-88*90 6К.Н бак для водь/ б/В6098.000-0/по се-

puu6.90Ч-ЧЗ. ВыпускП. Общий вид /льдом 9л. /

Производственный водопровод- из стальных электро свар
ных труб ГОСТ /070О-<76 О вобогав Опроводиыос черных труд 
ГОСТ.з£бг-75*. , _  ̂ г

водопровод двором нос/ водь/, П odotOujuL/-  </3 стальных 
6? б о газ опровооных черных труд гост 3262-75*

Водопровод оборотное/ водь/, обратный- аз чугунньлх?
/с а/нс/л из ациоиныос т р у д  ГОсТ € 9 4 2 -5 -8 0  и  С та л ь н ы х  зле*с -  
Мросварных -  ГО СТ /0904-76.

бы товая канализация. ~ и з п о ли э ти ле н о в ы х  т р у б  н и з
кой п л о т н о с т и  го с т  8 2 6 8 9 ,3 -7 7 . '  v

Водопровод о све тле н н о й  водь/ м о н ти р у е тс я  из с т а л ь 
н ы х в  о до га зо п р о в о дн ы х черньос т р у д  го с т з е е г - 75  *  

Д о ж де в а я  кан ализаци я: подвесное} у ч а с то к  м о н ти р у е т -  
с Я и з  с т а л ь н ы х  зл е к тр о  сва р ны х тр уд Гост 4070Ч - 7 б Г  
с т о я к - из а с д е сто ц е л/е н тн ы х напорны х г р у д  го сты з з -с о  
и вы пуски из п о ли э ти ле н о в ы х напорны х гр у д  н и зк о й  
п л о тн о с ти  Г д С Т 485647- 80, Выпуск н а  О тл /о с тк у - аз с т а л ь -  
нь/х злекгросварнь/к т р у д  гост/о у о ч - т&.

Ш ламовая к а н а л и з а ц и я -’ из с та ль н ы х  злектросварнь/х 
т р у д  ГОСТ /0704-76 и ч угун ны х к а н а ли за ц и о н н ы х- г о с г  
во 4 3 -3 -8 0 .

Условны е одознс/ченид при н яты  ПО Г0СГ8Г./06-78/З Р вЧ -ТО }  
3.785-70)3.78е - 70. г

СИ 476-80. с
Стальные трусь/ окрасить синтетической краской за Зраза. 

Крепление трубопроводов к о гроительны/и конструкция*/ здания вы
полнить подкаталогу крепеусных изделие/ " //ото, rose*-.

Указания по привязке проекте/.
-  проектирование внутриплощадочных семей водоснабжения 
и канализации решается при привязке типового проекта/.
-  В зависимо стиомн ал ичид на проектируемой площадке системы 
производственного водопровода привязывается проект с однил/ или 
двумя источниками водоснабжения.
—Расчет семи дождевой канализации произведен для интенсивности 
дождя продолжительностью го мин..равной /гол/сек с Гга.Для климати
ческих. районов с другом значением интенсивности дождя необхо
дим проверочный расчет, прч отсутствии на площадке наружных 
сетей дождевой канализации Выпуски стоков выполняются на отмостку.
—Отметки вводов и вь/пусковеистем водопровода и канал из с/цаи 
уточняются при привязке.
—Проект наружного пожаротушения разрабатывается при привяз
ке проекта. Расход воды нансрур/сное пожаротушение главного кор
пуса. котельной, исходя из объема здания 0±/7083,/м* / степени огне
стойкости> категории пожаротушения здания „г'/составляет ЧОл/сек. 
—При наличии на площадке пронпредприятия оборотного во до 
снабжения запроектированная система подлежит коррект 
ровкепро привязке проекта.
— Для нс с̂однои водь/  /Нгг7*̂ г7<у с/среоненнь/с* сост<у£ сто* 
ныос вод аз продувочного колооца следующий:JUaSQ*j-о,/зг/л 
CdfHCOzJz-  Д5г/л;л/асг-%97л:С<уС£2'0Ч7г/л j СиЗОу-Т/Ул} CbCOs-o,2efyj 
nj. lOHjz -  О, г 7Ул } /ЧсгОН- О, /врь, рн = //,у. Рри привязке прогк/ыи сточ
ные водь/ направляются в систему производственной канализа
ции предприятия ладо отводятся л/<улымс/ дозами в часы наибольшего водоотведения всасгер/у бытовой /се*н<Улизсл*и</.
-  При использовании углей е плохой сл/ачивиел/ость*€* вочистных сооружениях. с*-г/\сгшовьпх- стопов о/сел.агсл.ьно п/оил̂ енять 6 качестве коагулянта хлорное Нселсзг?.

Привязан:

Ш ицие даыыые

Расходы воды и  количество С точны х вод о т  ко тельно й  
и т £ с,К/%9*~ /ъопливоподачи указаны в  та б л и ц а х  н а  л и с - т  асе с —

Сети MQHmupy/cmcg;
Хозяйственно-питьевой водопровод- из с та ль н ы х  эле/сп^ао-
й ? £ Г7 Д /р# с Г£ е % 7% р  очи„ к о § ы -

Ш апро&е ropSveJ 6о/ы- из. сгальиь/х бедогс/зопро&гд&ь/ос оциякобомых тру/ Г0СГАг€2-73* и*ас

toSM*

run
ЧаЧ. ТОуыотьщ/Г/ 
ШПЯдШШёрг

Тевонтин
Штбчид

Рнк-гр.

e.jcpurp. нбвикьв
глвтш Ш Ш _

Ткач шщ

Э 0 3 -* -2 д *  9 0  З К
Котельная с ц котлами у -/о - /. ч г  
эолои/лаксудаление пневматическое

Главные/ корпс/о.

Общие да н н ь /е  
/начало/

Стадия лист листов
ia

ОСогрьк овЬкис/ 
Сантеоспро ек т

г.4566-Г 7 /7 Фор/и ОТ:/7 г



Данны е по процз 6о д е т  Ценному б ода  потреблению и ё одоа тведени ю . Водоснабж ение о т  дё ух  источникаё

L i t 'to 6 ^ В о д е  п о т р е б л е н и е В о д о ю  / 7 7  в е д е н и е Канценграцш

I I

Н а и м е н о в а н и е
§ ! «

?3 к
| 1 г

SS?
з И

1 * 1

Реф ам
Впооттг- ■ ь

Хозяйственна
п и тье в о й
водопровод

Праиз в а д с т - 
'ёенныйа _  

водопровод
О б о р о тн о е

б о д о с н а б -
тНение

Водопровод, 
осветленной  

в о д ы
Х а р а к те 
р и с т и к а
с т о ч н ы х

Ре Жом  
€a  d o o m -

Б ы т о в а я
канализачия

Производст
венная канал.

Ш ламовая
Канализация

загрязнении 
сточны х  
вод после Примечай.

п о т р е б и т е л я
3 8 * | | ? ребления

#
в е д е н и я

м/сут 3/час
локальных

§ 1 t  * : | Й 8
м/сут. $час фек itf/cyr м/час л рек м/сут. rffqac ЛрБК л?/гут хР/часл/сек в о д

ф
фен tifep нгфасл/сек J f a л/сек

очистных ,  
сооружении

1 Z 3 Ч 5 6 7 3 9 Ю 44 42 43 1 k 15 16 17 16 49 2 0 2 1 2 2 2 5 2 k 25 2 в 2 1 28 29 3 0 31 3 2 3 3

У в о д а  п о тр е б л е н и е

В П У ,  £  т о м  ч и с л е -.
а)подпитка те плосе ти 4 7.4 теки. 3 0 п о с т . 5 ) 2 5 _____ _____ ___ 12G 5,25 /Мв — — — — — _____ _ ___ в о т  о пит. 

период
6 ) восполнение потерь
к о н д е н с а т а У 24 теки. 3 0 — Ь,Я9 _____ _____ / 2 0 4 .99 1,39 ___ _____ .___ ___ _____ _____ _____

в) на горячее б о д а -
сн аб ж е н и е У 2 k nu/md 30 — 3k 8 1 6 3 k Я М __ — _____ __ ____ — — ___

2 С об ственные нуЖды ЁПУ
На- к а т и а н и т о в ы е

ф и л ь т р е !
I  с т у п е н ь

— И Ч Л А /  V fiPHt !Р у череа7,9част J/m t. /7/7? ̂ ?яД///T7/4Qv ^ ; p ( 7 /  Л Л Г1L-J

-  приготовлениерегени-
через
7/чаеа
“ J 7 i -------

Нос8'18,2г/л \

Cac6 z 'k 1 rU\

з а 3D мин 

Зразавсцт

щ н $ 4 7 3/74 — —

<■

LJIU QVUUflf>>̂
£пррдл€оч~, 
ныи кщоаеи, 
по ипотекам

рационного раствора соли 1

o u
S8 muh т е ш — период 205 — — — 8f85 ?,з£ 0 ,8 $ ___. — — ____ . ___ Mg Св2 - 2 ,2 г/л

—г —  J —  
за58 мин 8,85 2,95* 0 ,8 & Марки К 9

-  о т м ы в к а {
чер'езьр\
\сГПман техн. — --------------------- брц. — — — 23, 3 6 , 0 4 1 , 6 8 __ _____ — — ____ Рн *7,5 через е, 8  часа 

за ?змин ___ _ ____ 6,84 2,28йш *
На- к а т и а н и т о в ы е

ф и л ь т р ы
Ж с т у п е н ь

-  в з р ы х л е н и е У
ЬВтмёЯ:,

— — — — — — -— — — _____ — ■— . — Н<зсВ-1в,6 г/л ( Через бвчос лбяпмин ___ ___ ___ 5 > 7 5У7 3,оЧ— приготовление регени- 
рацианнагораствора соли v

через Ьоч
ш т . техн- — период. / А — — — 1,4* /,4* 0,83 ___ ___, сасе2 -/.8 ф

ШсВ2 -ОЯг)п <
через 6 8 час 
за 2  в мин ___ ___

1/Ю*
- л 9 '
i,4o*

*
0833 <

-  о т м ы в к а У
ЧсРсЭЬгЦ
эаб7т техн. — период. 6 , 1  Ъ — — — . 6,13* 6,13* 1,1 0 * __ _____ Рн=7,5

Через 67час 
я а 15мин 1,37*1,37* 1,52*

Ж  с т у п е н ь
-  в з р ы х л е н и е У — — — — _____ ___ _ _____ — — — . _____. Насечкбг!*

черезшдн.
ааЗОмпн _____ __ 547* s/r? 1 а?

- приготовление регени- СасВ2'1,8г/л через 19сут
рационного раствора соли /

ЧЕрёзПЗ
техн. — период ■/,64 — — — /,64* 104* 0,85* ___ — ____ _____ __ Мдс€2'0,9г(л За 32 мин 1,64 X /,б4*085*

к

-  о т м ы в к а \ Я79сут-
заб7мштехн. — период 6,13 — — — 6./S* в,/В* /,•70* ___ ___ _ _

-V--------------------- -----
Рн=7 , 5

через 19сугп 
ъа 15 мин _ __ /,37* 1j37* i5Z*

3 С то ч н ы е  в о д ы  продув-
------- 2.________ 1, 7j V A

ка паровых к о т л о в t~ k n ° /
- непрерывная продувка У техн. — п о с т . 2,33 — — — 56,4 2,36 0,65 ___ . — — ____ ЫасВ-0 ,Э¥г/лМплЧПи./ aortn непрерывн. ___ ___ ___ 56. If. П  /~С?

-периодическая продувка 1 техн. — период. 3,0 — — — 9,0* 3,0* 3 ,3 3 * _ _ _ _ _ ___
nu2 0 uy-/to £гт
Н0ОН-О,37г1л1НлоСПз-ПОг/л

за 15 мин. __ __ 3,0 3  о
U,bV
г г г7U2Li/3mUf£rfA_

Рн* 19.U
Зраза в сутки -Xl w pju о ^ о о

—г П 1

Указание по привязке.
При вадпснабфении о т  одного и сто ч н и к а  
расходы  ука за нны е ё  графах 12, 13,1k исклю чаю тся  
и п е р е н о с я тс я  с о о т в е т с т в е н н о  в графы  9,Щ 11.

ои вязан-.

Т 7
гип Левснггшн

Иоч.т Надтачий
Ноч.ртЪ Рпзенбррг

Новиков

н-в.н'-

\РУК,гр. JEk.OM \Ж Щ \  
ИнЖ- Геросимччк
Ш А

9 0 3 - 1 - 2 8 1 9 0  В К
к о т е л ь н а я с  Ц к о т л а м и  Е -10-4,14 Р. 

Ъ о ло ш ла кр ц деле ни е  п н е в м а ти ч е с к о е

Главный корпус
Стадия Лист

Обилие данные 
(  продолжение)

Листав

Харьковский
Сангпехпроект

Z^SGG -  П  Л? < р а р м а т-А 2
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Перечень -ёидоё р а б о т  для которых необхо
димо с о ста в ля ть  акты  асёидетельст'бо'ёания  

скры т ы х  р а б о т
* В р а счетны х расходах не учиты вается.

________ Наим енование р а б о т ___________________

Укладка и  м анта Ж т р у б  & ш тр а б е  пола__________
Укладка и монгпа>Н ёВодаё и ёыпускоё В земле_____
Грунтоёка ВнутреннеЬ поверхности бака для € оды 
О без ъар а^иёание системы питьевого Водопровода 
Гидроиспытание тр уб о п р о в о до в _________________

905- У -  261.90 ВК
ru n Леёантин } К о т е л ь н а я  с ч  к о т л а м и  е - ю -1 ,ч р . 

З олою  ла к оуда ле  ни е п н е вм а ти че скоеНач. 7D НаВтачиЬ Ж
Привязан-- Наи.птВ Розенберг J M i

Г л о ё н ы и  к о р п у с
стадии Аист ЛистоЬ

Н.кпнтр Нп£ик6& Р 3Гп ГП£>Ц Нпвикаё U///J
РУК. Гр. т к а н ___ и г ы О б щ и е  д а н н ы е  

( о к о н ч а н и е ).
Харька-g с к и д
С а н т е х п р о е к тШ€. Ыо U t m L

J M L -
Серяашяук

Z4566 -  / 7  ф о р м а т: А 2
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На гидроодеспыливдние
При ем на- дробильное 

отделение  1
Галере л  гпплла Ban а  д а ч  и

© — ©

Аренчерная завеса 

Гзлерея тагтли £ а  пода чи

Продолжение см. л. 9

п1

l_l

Паан на OTM-Z55D
(при у ст а н о в ке  дробилки  

ВАГ-Ю)

Пл а н  на d tm .-Z.550
(при уст ановке  дробилки  

ВАП-45)

& скобках приведены обозначения 
с е те й  и диаметры для водоснабже
ния am одного и сто ч н и к а .

птг
Привязан-.

Н контр.
Гл.спеи.

Чач.отд Розенберг
Навикпв
Новиков Ч

Рок, rp.
' U h iK- Герасимчик

Шкаа и л ш

905-1-26190 ВК
К отельн а я  с 4 -  к о тл а м и  е -Ю -1 ,Ч Р  

Зол о  шлака у  деление пневматическое. 
Г л а ё н ы й  корпус. Ynadus\nucm yiuemgi 

т о  пли  Во подача.
план прием но-ороош ьнога  
отделения, гал ер еи  топливо подачи и надо^нкегрной

Х а р ь к о в с к и б
С а н те х п р а е к т
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Типовой проект 903-1-281.90

https://files.stroyinf.ru/Index2/1/4293730/4293730531.htm

