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ЛИСТ Ц АИМБНОВАНИЕ СТР.

Т и т у л ь н ы м  лист______________________________________ 4

4 Со д е р ж а н и е  а л ь б о м а  / н а ч а л о / 2

г Со д е р ж а н и е  а л ь б о м а  /о к о н ч а н и е / 3

оь Ото п ление  и в е н т и л я ц и я

4 Общ и е  д а н н ы е  / начало/_______________________________ ч

2 Общие д анны е  /о к о н ч а н и е / 5

Ъ План ^ э т а ш а  в о сях  4 - 4 0 6

Ч План э таш а  в осях  4 0 - 2 0 7

5 ПЛАН 2 ЭТАПА В ОСЯХ •ЫО 8

6 План 2 эташа  в осях  ю - г о 9

7 Сх е м а  системы отопления / начало/_______________ -10

8 Схем а  системы отопления /окончание/ -М

3 У вел уп рав л ен и я  g s ' - w ' C  ____________________ .___ 41

4 0 У вел управления  I S O ' - l o ’ C 4Ъ

4 4 Сх е м а  с и с т е м  be  Н 6 Е 9 4Ц

8К Вод опровод , к а н а л и з а ц и я

( Об щ и е  д а ч н ы е
4 5

г План  -(этажа в осях 4 - 4 0 46

ъ План  1этажа  в о с я х -/0-20 41

к П лан 2 этажа в осях 4 - 4 0 41

5 План 2 этажа в осях  4 0 - 2 0 42

б Сх е м а  с и с т е м ы  В 4 2 0

7 Сх е м а  с и с т е м ы  М
24

8 Сх е м м  СИСТЕМ Т З Л Ч 22.

9 Сх е м а  с и с т е м  Та.тч 23

ПРИВЯЗАН

14НВ. N

4 М*ст Н а и м е н о в а н и е СТР.

40 СХЕМА СИСТЕМЫ К 4 24

-И Сх е м а  с и с т е м ы  К4 I S

эо З Л Е К Т Р О - О Б Е С П Е Ч Е Н И Е

4 Об щ и е , д дины  £ 26

г Р а с ч е т н а я  с х е м а  п и т а ю щ и х  сетей 27

ъ План рас п о ло ж ен и я  о с в е т и т е л ь н ы х  сетей

4 ЭТАЖА  в о с я х  1+4Q 28

ц П л а н  р а с п о л о ж е н и я  о с в е т и т е л ь н ы х  сетей

-(э т а ж а  в о с я х  Ю +20 29

5 План  рас п о л о ж ен и я  о с в е т и т е л ь н ы х  сетей

2 э т АН4А в о с я х  1-НО 30

б План  р а с п о л о ж е н и я  о с в е т и т е л ь н ы х  сетей -

2 ЭТАЖА в осях 1£Н20 5 4

7 Оп р о с н ы й  л и с т за

сс Сл а б о т о ч н ы е  с и с т е м ы

4 Общ и е  д ан н ы е  /начало / 33

2 Общ ие  д анные  /о к о н ч а н и е / 34

3 Схе м а  расположения устройств связи. План кровли 35

Ч План 1 э таж а  в осях  4 + 4 0 36

5 План  ̂ э т а ж а  в ося х 4 0 + 2 0 37

2 План 2 э т а ш а  в осях U - t o 32

7 ПЛАН 2 ЭТАША В О С Я Х  <0 * 2 0 39

ИОРК10К. О&АКИМЬЯН
Ш Ш ! Е Ш Е Ш а
ш ш щ ш н м
Id Ji— l 1111 |П > I
ИСПОЛН 1ЛГГТЯРЕВД

щ ш ш т я ш т

И 6 ~ Ш ~ 4 м . 8 7

ДЬУХЭТЛтъ \ \А 46- КВАРТИРНЫи 
С&КЦИО\4ЦЫ0( №MAOUl АОМ C-/.2.3.W 
ИЕ-КРМЦДТЧЫМИ КВАРТИРАМИ

й М Ш аЩ Д К В Н И Д
Р Ч  1 | 2,

СОДЕРЖАНИЕ АЛЬБОМА 
______ / МАМА АО/______ _

22691-02 3
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АИСТ Н А И М Е Н О В А Н И Е слр.

гсь Г а з о с н а б ж е н и е  В Н У Т Р Е Н Н Е Е

i 0бШ ,И Е  ДАННЫЕ 40

2 П л а н  -(э т а ж а  в о с я х  ^--10 4-1

3 П л а ц  i  э т а ж а  в о с я х  4 0 - 2 0 42

4 П л а н  2 э т а ж а  в о с я х  1 - 4Q 43

5 П л а н  2 э т а н а  а о с я х  ^о-2о 44

6 С х е м  а 45

АТС А в т о м а т и к а  т е п л о в о г о  в в о д а

i 0 б ш , и е  д а н н ь \ь 46

2 С х е м а  а в т о м а т и ъ а ц и и 47

3 С х е м а  э л е к т р и ч е с к а я  п р и н ц и п и а л ь н а я

р е г у л и р о в а н и я  и у п р а в л е н и я  / н а ч а л о / 48

4 Сх е м а  э л е к т р и ч е с к а я  п р и н ц и п и а л ь н а я

Ре г у л и р о в а н и я  и у п р а в л е н и я  / о к о н ч а н и е / 49

5 Сх е м а  п о д к л ю ч е н и й 50

6 Сх е м а  п и т а н и я . Сх е м а  р а с п о л о ж е н и й (51)

- М б И И М м .87 А С

НОРМОК. ОйЛКММЬЯН
JMI.WW. ОВАКИМЬЯН

ПРИВЯЬАН ГАП САХАРОВА двухэтажный (Ь-ШРТИРМЫЙ
СЕКЦИОННЫЙ НИЛОЙ ДОМ С {2,3,4 
И 5-КОМНАТНЫМИ КВАРТИРАМИ

стадия АИСТ ЛИСТОВ
гип СОКРАТОВА

Р.А.. гисполн. ДЕГТЯРЕВА
провер. СОКРАТОВА Со д е р ж а н и е  а л ь б о м а  

/ о к о н ч а н и е /
и,ии ИЭ п

инв.н ГРАНДАНСЕЛЬСТРОИ

22691-02 I|
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Ведомость рабочих ч е р т е ж е й  основного к о м п л е к т а

fan Наи м ен о ван и е ПРИМЕЧАНИЕ

1 Обилие д а н н ы е  ( начало)

2 Об щ и е  д а н н ы е  (о ко н ча н и е )

3 План 4 этажа в  осях 4-НО
4 План  4 этажа в  осях юл-го
5 План 2 этажа в осях 4-но
1 План 2 ЭТАЖА В ОСЯХ 404£0
1 Схема с и с т ем ы  отопления ( начало)
8 Сх ем а  систем ы  отопления (окончание)
9 )) ЗЕЛ УПРАВЛЕНИЯ (95°-70° С)
40 У ЗЕЛ УПРАВЛЕНИЯ (450° -70°С)
44 Сх е м ы  си стем  Ве 4 ~ ь е э

Основные показатели но чертежнм отопления и штиляи,ии

Наиглр.нование
здания

(ео о тн н и Я ),
ПОМЕЩЕНИЯ

Обзем,
м3

ПЕРИОД!
ГОДА
ПРИ

V , c

Расход т е п л а , в т (кка л / ч) Расход
ХОЛОДА,
, в т , 
(КШ/Ч)

С̂ТАНОВ 
ЛЕННАЯ 
т%н. 
ъьДВИГЙТ КВт 7

Ua
ОТОПЛЕ

НИЕ

На
ВЕНТИ
ЛЯЦИЮ

U в
ГОРЯЧЕЕ
ВОДОСНАВ

ЖЕНИВ
0Б1ДИЙ

Двухэтажный ,
16-ЩРТИРНЫИ 
СЕКЦИОННЫМ 
ЖИЛОИ Дом С 
4,г,ЗА и 5 ком- 
НАТНЫМИ 
КВАРТИРАМИ

- 4 о
442300 — 87920 200220 — 2,8*
(36810! (75 6 00) (172410) 3,5х*

-50 136930
(И8(Й0) — 87920 

(75 600)
2 2.Н 850 
С193640) — м .

3.5

- 6 0
162560
(1401^0) — 87920 

(75 600)
0.50480

(215740) — ■2*8.
3.S

*  В ЧИСЛИТЕЛЕ ДЛЯ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ 1S0°-70°C 
* *  В ЗНАМЕНАТЕЛЕ ДЛЯ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ 95«-70*С

Типовой ПРОЕКТ СООТВЕТСТВУЕТ ДЕЙСТВУЮЩИМ НОРМАМ И 
ПРАВИЛАМ (в ТОМ ЧИСЛЕ НО ВЗРЫВО-ПОЖАРНОЙ безопасности). 

Гл. ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА ^ Г - У  /КрЕЙНИС/

Гл. ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА ПРИВЯЗКИ

А

Ведомость ссылочных н п ри л а га ем ы х  д о к у м ен т о в

Обозначение Наименование Примечание

ссылочные ДОКУМЕНТЫ
4,904-69 Детали крепления санитарно-техни-

ческях приборов и трубопроводов

5,903-2 в.1 Воздухосборники для систем отопления

И ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ
УСТАНОВОК

7.503-3*1* Тепловая пзоляря трубопроводов
4.903-ю в-г Изделия и летали трубопроводов

ДЛЯ тепловых сетей. Грязевики.
5,904-1 В. 0.4 Детали крепления воздуховодов

Прилагаемые документы

ОВ. <30 СПЕДИфИКАДИЯ ОБОРУДОВАНИЯ Альбом IV
ов.вм Ведомость потребности в материалах ft львом V

Пр и в я з а н *.

1ИНВ. Н2 1

4 4 6 - Щ -  к м  . 8 7  о в

ш Ш Н П

—

Д в у х э т а ж н ы й  16-к в а р т и р н ы й
СЕКЦИОННЫЙ ж и л о й  Л о т  с  
1,2,3» И 5 КО М НАТН Ы М И  

' К В А Р Т И Р А М И

Ст а д и я ЛИСТ . Л и стов

ЩШШПШЕШШМА
г г ж т т г а т г г ш г ? Ж 1 Р<ь 4 11

Е 2 Я Я Б Ш З З Ш 1 § 1 Н
— О б и л и е  Д а н н ы е  

(н а ч а л о )
------------------------------------------------- 1

днииэп
ГРА Ж Д А Н С Е Л Ь С Т РО ПInpoOEp. 1 М е ш к о в а  КМ>̂ а

ггш -ог 5 Формат*,
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Т е НЛОПОТЕРИ ПОМЕЩЕНИИ j-Ы-

РАКЕТ
НАЯ
ТЕМПЕРА
ТУРА
Тц.о

Т и п  п о m e . ш, е н и и

1 2 3 4 5 6 7 8 9 * 0 4* 42 *3 14 15 16 *7 ЛК

-4 о °
4

* 8 8 2

1618
*285
**05

2 2 * 0

1900
*4*8
* 2 2 0

*358
*164

*646.
*4*6

3*96
2748

Ш Д
*2 8 *

1870
1608

2085
1793

46*
397

430
370

500
430

*367
*178

6 0 *
5*7

203
175

illfL
963
ijOc

*592
*369

2

-1679
i/t Ай

1*37Q7ft
*940 *942

4£7fi
*247
4 ft 7 9

*246
*072

2854 
24 54

*299 1679
*444

179* 392
337

366
3*5

423
364

4 M L
937 443

183
*58

То ЭЭ- 
1 2 0 0

1**7 1540

-50°
1

2*98
*890

*6 * 0

*385

loOo
278*
2340

iOl v
/743
*499

IV (Cm
*678
1443

2053
*766

3830
3294

*849 2*87 2613
2247

568
489

53* 623
536

J iS i
1618

755
649

266
229

1420
1 2 2 * *900

1590 *88* 4S7

51
1900 *393 23*7

*992
1465 1400 2*42

1842
3298
2836

1539
1323

*920 2 1 SS
1853

4SS
39*

426 
36 6

508
437

14S0
1247

607
522

23*
199

874
752

*634

1643 **98 *260 *204 1644

-60°
1 2.570 *977 3332 2 * 2 0 2055 2304 4542

3906
2268
*950

2568
2208

322*
2770

685
589

651
560

771
663

2484
2136

936
805

329 
28 3

*755
1509 2262 

iA / C2 2 * 0 *700 2865 1823 *767 19 8*
2 2*45 1595 27*0 *7*0 1644 2404 3744 1807 2*34 25*3 260 494

425
Б8*
500

1764
1517

ZiL
612

260 1033 1Уч5
224 8881845 *372 2330 1470 14*4 2067 3220 1554 1835 2161 224

Об щ и е  с к а з а н и
Рабочие черт еж и  по отоплению к вентиляции разработаны на основа
нии ЗАДАНИЯ ИА ПРОЕКТИРОВАНИЕ, УТВЕРЖДЕННОГО ГоСГРАЖДАНСТРОЕМ, И 
ДЕЙСТВУЮЩИХ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ М И НЙ'33-75, СНиН е.08,0<-&5.
Теплоснабжение Дома предусматривается от наружных тепловых сетей но
ЗАВИСИМОЙ СХЕМЕ С. ЦИРКУЛЯЦИОННЫМ НАСОСОМ НА ОБРАТНОЙ линии.
Теплоноситель в системе теплоснабжения-кода с параметрами 35°-70” с , и как
ВАРИАНТ, 150°- 70е С.
Система отопления предусмотрена однотрубная вертикнльная  с верхней 
РАЗВОДКОЙ ПОДАЮЩЕЙ МАГИСТРАЛИ С ПОНЯТНЫМ д ви ж ен и ем  теплоноси
т ел я . Теплоноситель в системе отопления-вода с параметрами 95°-70«с .
В КАЧЕСТВЕ ОТОПИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ ПРИНЯТЫ ЧУГУННЫЕ РАДИАТОРЫ МС-НО.

ВАЮТСЯ НОД ПОТОЛКОМ 2 ЭТАЖА И НАД ПОЛОМ i  ЭТАЖА И, 
ЧАСТИЧНО, в КОНСТРУКЦИИ НОЛЙ ПРИ ОБХОДЕ ДВЕРЕЙ. ТРУБОПРОВОДЫ, 
ПРОКЛАДЫВАЕМЫЕ В КОНСТРУКЦИИ ПОЛА, ПОКРЫВАЮТСЯ АНТИКОРРО
ЗИЙНЫМ ЛАКОМ I  ПОСЛЕДУЮЩИМ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫМ ПОКРЫТИЕМ 
ПУХШКУРОМ И ПОКРОВНЫМ СЛОЕМ из стеклоткани. Иезолируемые трубы 
и РАДИАТОРЫ окрашиваются масляной краской.
Потери напора в си стем е  отопления <ео о о п а (ноо кге/м*). 

В еяти  л я ц и  Я.
СИСТЕМА ВЕНТИЛЯЦИИ ПРИНЯТЫ С ЕСТЕСТВЕННЫМ побуждением, вытяжные. 
Вытяжка осуществляется из кухонь, ванных и санузлов через ре
шетки, воздуховоды, КАНАЛЫ в стенах.

Воздух из системы отопления удаляется через воздухосборники, установлен
ные в верхних точках системы. Магистральные трубопроводы проклады-

Сопротивление т еп ло п еред а че  наруж
ных ОГРАЖДЕНИЙ R (MZot/BT)

Монтаж систем отопления н вентиляции вести согласно оцяИз ш м -бб.
Расход ТЕПЛА НА *М* ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ--- ку ял
Расход Металла на 1мг овщей площади - г.оз кг

^ именование
ОГРАЖДЕНИЙ Rt"/mW

|счьтнойй наружной

-SO* -4о° - 6 0 °

Наружная стена г, зз 1,99 2,68

Окно 0,52 0,52 0,52

ПОКРЫТИЕ 2,65 3,57

* * 6 - * 2 A - 4 m . 8 7  06

ПРИВЯЗАН: Н-КОНТРОДЬКрей н и с ДВУХЭТАЖНЫЙ 16-КВАРТИРНЫЙ йЕКООННЫЙ жилой дом с Ст а д и я Лист А т о ь
Няч.отд. Головкин

ра 2Га. ши,. Крайние J
РНК. ГР. Меш к о в а Обц^ие д а н н ы е .

(ОКОНЧ а НИ Е)
ЩИИИЭП

ГРАЖДАНСЕЛЬСТРОИ
VUHOAH. См и р н о в а

ИНВ.Й2 провер. Ме ш к о в а

22691-03 ( Фо р м а т :
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Н ЭКСПЛИКАЦИЯ ПОМЕЩЕНИЙ кн Экспликация номевдий

4 Жилая комната 11 Са н у з е л

г м н я 12 О А н т л
3 Жилая комната 1Ъ Пр и х о ж а я

Жилая кокшйтй 14 Ко ри до р

5 5КИЛАЯ КОМНЙТЙ 15 п р и х о ж а я

6 М Н Я <5 Са н у з е л

7 Жилая ю и т »  .... _

При вяза н :

И нМ г

©

И к о н т р о а Ь
Нач-отд.
Га. слеш,
PVH.rp*
ИСПОЛН-
Провер

КРЕЙНЕ
Головкин
Крей ни с.
М е ш к о в а

Смирнова

Мешкова

'М 6 - 1 2 В - 4 М . & 7 ОБ

ДВУХЭТАЖНЫЙ ^-КВАРТИРНЫЙ
Секционный жилой Дом о 
1,г,ъ ,ч  и5 комнатными 
J  к & А р т и р й м и __________

ш а Ш  ш Д  УГТА'Я Я

РА

План Гэтн ж »  6 осях М О
ЦНИИ эп

г р и к д й н л е м , строи
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ПРИВЯЗАН’. Н.КОНТРОАЬ Крайние -& < # 11-------
f------ ДВУХЭТАЖНЫЙ, 46-КВАРТИРНЫИ

ОБКООЙНЫ И ЖИЛОЙ д о м  г  
1,4*374 И S КОМНАТНЫ М и

Стали я Лист Листов
Нич-ОТА. Головкин 'W B v /

РА 8Т;А. ЕЛЕЦ. КРЕЙНИС t
Ру к .т рУл М еш кова

СХЕМА СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЙ  
(О КО Н Ч А Н И Е )

ш и з  я

г р а ж д а н » *  дьетром
ИСП0АН< См ирнова С и ш р * ,

Ш . Н * ПРОВЕР- Меш ко в а М *->
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^ Н б - Щ - А м . 8 7  08

ПРИВЯЗАН*. Н-КОНТРОЛЬШейнис W l АШЭТАЖНЫЙ 16 КВАРТИРНЫМ СЕКЦИОННЫМ ЖИЛОЙ ДОМ с Л,а,3,4 И 5 КОМНАТНЫМИ КВАРТИРАМИ
СТЙДИЯ Лист Листов

HR4.0TA. Голо&кин
?ь> 9Га. cntJl. КРЕЙНИС

РП . ГР. Мешкова

Уз е л  у п ра вл ен и я  95-7о ° с
цяииэп ,

ГР А ЖДАН СЕЛЬ СТРОИИсподн. Ч иркова CuUUUn
Инв.Л* ПРоВбр. Мешкова ! '
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ВЕ*2

РВ 120x200* S I 
“ 160 ^

РВ 120x200 и
— Ш Г *

11 

5.550

2.420

8Е-3 ВЕ-4 ВЕ-5
8.7

WSO !
n!/ L  ^  РВ 120X200 

Г  1̂ 5

2.420
L  — РЫ2ЙХ200

BE-6

8 .7

Ттгп
IIII И Ы  . ^?ь\гош

Рв^охгоо л Ь (С р . ]^ Я Щ 7 ^ Р 1 ^ Е 5 о о
| I , Ж Н ?  ^ u s

'I1
g.AgO [ .  I

PBf20x200 л 1 I 1 Г *  ^  2PB120X200 

7 /150X200 ^ г5

160

B E-7
8.7

■ щ и т

I ! I ! ! ! 150X200
r il f ^  ^ М Щ Ц Г < ?. n  « « g

s.m  T j (ftm sm m - 
I I ( * 25

150X200  ̂  ̂ I 150X200 2.420
pg teoxeooTT i  I I L £ T 7  JZ T ~ ~

^  '  У? Jf \ 2PB120X200
u T

B e - 8

2,420

0.7

I ,  ^  PR 120X200 
^  E30

В И
J Z

В -7

f
P i i2W 200_ A  ,  | U  t f 2-  P B  120x200

U5

Канады beht. ш ахт ем . лист АР-74 
А ЛЬБО М  I

П Р И В Я З А Н *

Ииь.н;

в и н и ш и ! ? ® ^
ш ш ш т ш ж т г т

—

|Гл. СПЕИ.. И М и и с  I r ^ V I
||Л ]Д М [Щ?РШД1^ЮТВ1

ш т н я т ц 'ш и  в ш и !

' l l 6  4 2 8 - 4 м  . & 7 ов

СЕКЦИОННЫЙ жмлои Дом о.
1,2,3;4 И 5 КОМНАТНЫМИ

К В А Р Т И Р А М И _________

Сх е м ы  с и с тем  ВЕ<~в е 9

Стали я  | / и с т

Р Д  И

Аистов,

1ИИИ31Г
ГРАЖДАН СЕД ВСТРОЙ
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ВеДОЛМСТЬ рабочих ЧЕРТЕЖЕЙ ОСНОВНОГО комплекта

Лиет Наименование Примечание

{ Об щ и е  д а н н ы е

г План 1 э т а ж а  в осях 1-ю
ъ План 1 эт а ж а  в осях м -20
Ч План  2 э т а ж а  в осях i - io
S План  2 э т а ж а  в осях ю-го
Е Сх е м а  си с тем ы  &1
7 Сх е м а  с и с т ем ы  В1
& Сх е м а  с и с тем  т з , т 4
0 Сх е м а  оиотем  т з , т4
10 Схем а  си с т ем ы  м
11 Сх е м а  системы  ki

Ведомость  ссылочных и прилагаемых документов

Обозначение Наименование Примечание

При л а га ем ы е  До ку м ен т ы

№,М Спецификация оборудования Альбой |г
6 Ш Ведомость потребности в материалах Альбом у

ае
I

3 f

О БЩ.ИЕ УКАЗАНИЯ-
ВОДОПРОВОД.

Холодное водоснабжение дома предусматривается от наружных сетей
ВОДОПРОВОДА ПО ЕДКОМ*) ВВОДУ ИЗ СТАЛЬНЫХ БОДОГАЗОПРОЕОДИЫХ ОЦИНКОВАН
НЫХ ТРУЕ. 7
Горячи водооиаежение-Деитрализоеанйее с циркуляцией ч ерез  
полотенцесушители.
ВВОДЫ ХОЛОДНОГО 4 ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ПРОКЛАДЫВАЮТСЯ СОВМЕСТНО 
С ТРУБОПРОВОДАМИ ОТОПЛЕНИЯ В УТЕПЛЕННОМ КАНАЛЕ.
Типовой проект со о тветствует  д ей с т ву ю щ и м
НОРМАМ И ПРАВИЛАМ.

ГЛ. ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА U fb & t----/ВЕРХОВСКИЙ/
Гл. ИНЖЕНЕР проекта привязки

Внутренние сети холодного и горячего водоснабжения монтируются 
из стальных водогазояроводных оцинкованных труб.
Расчетные РАСХОДЫ воды и требуемые напоры ОПРЕДЕЛЕНЫ СОГЛАСНО 
СИ И Я г.04.01-85 И СВЕДЕНЫ В ТАБЛИЦУ.
Расход воды на наружное пожаротушение составляет 5л/с. 

Канализация-
Отвод {ЫТОВЫХ СТОЧНЫХ ВОД ОТ ЗДАНИЯ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ В наружную 
сеть канализации.
Внутренние сети канализации монтируются из пластмассовых 
канализационных труб над полом и из стальных труб, проклады
ваемых под полом И НА ВЫПУСКЕ.
Стальные канализационные трубы, прокладываются с трубами 
теплового сопровождения в общей ТЕПЛОВОЙ изоляции- 
Вентиляция сети осуществляется через стояки, выводимые
ВЫШЕ КРОВЛИ ИА 0,3м.

Осн о вн ы е  показатели по чертежам водопровода и канализации.

Н аименование
с и с те м ы

Потребным
hnnop
НА ВЬОДЕо м

Ра с ч е т н ы й  р а с х о д Останова.
мощность Примечание

“% т « X X
ПРИ
" л Т *’

ЭЛЕКТРОД*.
к е т

&< U.0 10,44 1,24 0.43 — —
Т з ,П 15,0 6,9В U 8 0.70 — —

К* — <7.40 2,52 2,03 — —
1.ТРУБОПРОВОД ХОЛОДНОГО водоснабжения изолируется от конденсации, горяче

го- от ТЕПЛО ПОТЕРЬ. Основной ИЗОЛЯЦИОННЫЙ СЛОЙ-ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ
шнур ту ЗВ-Д69Б-79. Покровный слой - рулонная стеклоткань ввг
ТУ 41-23-44-79.

2.Трубопровод канализации, проходящий под полом, и канализационный выпуск
УТЕПЛИТЬ БИТУМНОЙ МАСТИКОЙ В ДВА СЛОЯ, СТЕКЛОВОЛОКНОМ И ЛЕНТОЙ
пвх в а слоя___

Псявумш

446 Ч М 'А М . & Т  вк

Общие данные

Стлани

П
Ш*. Л я c t o S

Н

М Ш П
ГРЛЖДАНСЕЛЬ СТРОЙ

22691-02 16 Фо р м а т :
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Нх о н т р о а Ь
НД Ц.ОТД,
Р В К .Г Р .
И споли.

ПРОВЕР.

ВшовйЫ.
ГоАоВКИН

ШЭРМАШ
РЫБНИКОВ
U lS P M ftE& A Ж

(6

1 4 6 - A M - 4 М .  8 7  вк

ДВШТДЖНЫЙ 46‘ КВЙРТИРНЫЙ 
СЕКЦИОННЫЙ жилой д о м  с  
1>г7ьл и 5*к о м н а т н ь \ м и  ' к в а р т и р а м и ________

План 1 этажа в осях М О

Ст а д и я

ч
Аист Ли сто&

^нииз-п
ГРАЖААНОЕЛкСТрОИ
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1
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4-500 , 4500 , 3000 3000 /  3 °°< >  , 3000
7]------  --------i

i

F----------- 7-------------------7 /j
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/1
i

Г 7

i

/

4 4 6 - 1 2 Ь - 4 м . В 7  <*к

ПРИШЛИ! Двухэтажный jb-квартйрный 
секционный жимж дом

• ' ' ' ' b a r 11* *
Стлана Лист Листов

H. КОНТРОЛЬВерховский 5Нам. отд. Головкин ,
РУК-ГР. ШЭРМАЕВА

ПЛАН 2 ЭТАЖИ 6 ОСЯХ 10-20
Ц.ИИИЭЯ

ГРАЖДАИСЕАЬСТРОЙИ (MI0 АН- РЫБНИКОВА
Инв.Н* ПРОВЕР. ЮРМАЕВА 2Z_
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ПРИВЯЗАН*. ДВУХЭТАЖНЫЙ ,46-КВАРТИРНЫЙ РГАШ|ЛИ£Т Листов
1*онтро1!>ВЕРХоВскии об к ̂иоиньш жилой АОМ

р4 1 6/НАМ. ОТА.Головки И ,
Рук. ГР.ШУРМАЕВА

Схема сяатЕмы 8i
ршп

ГРАЯ̂ДЛНЛЕАЬСТРОЯИсполн.РЫБНИКОВАW&;
ИНВ-Ц2____ Провер.ШУР МАЕ ВА >-
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Ведомость рабочих чертеж ей  основного комплекта марки 3D

Диет Наименование Примечание

\ Обилие данные
2 Расчетная схема питающих сетей____________
3 ПлйН РАСПОЛОЖЕНИЯ ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ СЕТЕЙ < ЭТАЖА В ОСАХ Но
ц План расположения осветительных сетей \ этяжя в осях <0-20
5 ПЛАН РАСПОЛОЖЕНИЯ ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ СЕТЕЙ 2 этажа В осях НО
6 План расположения осветительных сетей 2 этажа 8 осяхЮ-СО

О с н о в н ы е  п о к а з а т е л и  п р о е к т а .

На и м е н о в а н и е
и
ш

Д а н н ы е

п р о е к т а

Н а п р я ж е н и е  э л е к т р о с е т и & 2 2 0
Р А С Ч Е Т Н А Я  МОЩНОСТЬ ю т 24.0

М а к с и м а л ь н а я  п о т е р я  н а п р я ж е н и я V. а

В едомость ссылочных и п ри л а га ем ы х  докум ентов

Обозначение Наименование Примечание

прилагаемые ДОКУМЕНТЫ
30. со Спецификами оборудования Альбом if
9Q.OA Опросный лист вру

Ти п о вой  ПРОЕКТ СООТВЕТСТВУЕТ ДЕЙСТВУКНЦЛ1 М 
НОРМАМ и ПРАВИЛАМ.

Гл. ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА 
ГЛ. ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА ПРИВЯЗКИ

/КУРОЧКИ»/

ОБИЛИЕ УКАЗАНИЯ.
ПРОЕКТ РАЗРАБОТАН НА НАПРЯЖЕНИЕ 22QB В СЕТИ 380̂ 2208 
С ГЛУХОЗАЗЕМЛЕНИОЙ НЕЙТРАЛЬЮ ТРАНСФОРМАТОРА.
ПО СТЕПЕНИ НАДЕЖНОСТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ ТОКОПРИЕМ
НИКИ ЖИЛОГО ДОМА ОТНОСЯТСЯ К 5 КАТЕГОРИИ.
В КАЧЕСТВЕ ВВОДНО-РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО УСТРОЙСТВА 
ПРИНЯТ ШКАф Вру 1-25, КОТОРЫЙ УСТАНАВЛИВАЕТСЯ 
НА < ЭТАЖЕ ЛЕСТНИЧНОЙ КЛЕТКИ В ОСЯХ Й Н 6 .
Эт а ж н ы е  1дитки  ИЗ устанавливаются на лестнич
ных КЛЕТКАХ НА \ И 2 ЭТАЖАХ В ШКАфАХ, РАЗРАБОТАН
НЫХ В СТРОИТЕЛЬНЫХ ЧЕРТЕЖАХ.
Эл. СЕТЬ ВЫПОЛНЯЕТСЯ ОТКРЫТО НА СКОБАХ:
ГРУППОВАЯ ЭЛ. ОЕТЬ КВАРТИР ПРОВОДОМ ЯПРф;
Эл. СЕТЬ ОЫДЕДОМОВЫХ НАГРУЗОК КАБЕЛЕМ анрг;
ЭЛ. СЕТЬ К КУХОННЫМ РОЗЕТКАМ ИА 25А КАБЕЛЕМ АПРГ Зхбмм*; 
ПИТ А КИДАЯ ЭЛ. СЕТЬ КАБЕЛЕМ А В В Г.
Э л ек т ро м о н т а ж н ы е  работы  следует производить 
в соответствии с т р е б о в а н и я м и  Ш и с н и п

3.05.06-&5.

ПРИВЯЗАН'.

Й7 ЭО

ДВЧХЗТПЖНЫЙ, ЮквйЕТИРНЫЙ 
секционный жилои дом с

г’'2'% & Ж Ж * |МИ

0 6 ОД ИЕ ДАННЫЕ
2?S9<-0S 27

Ctjmm

Ч

Лист Листов

рииэл
ГРАЖДАНСЕЛЬОТРОЙ
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Ли ст На и м ен о ва н и е Примечание

1 Об щ и е  д а н н ы е  /н а ч а л о /
2 Общ ие Дан ны е  /окончание/
3 Схема расположение устройств связи, план кровли.
4 План 1 эт а ж а  в осях  <-Ю
S План 1 эт а ж а  в осях <о-2о

6 П лан 2 э т а ж а  в осях 1-ло

7 План  2 э т а ж а  в осях ю -20

В е д о м о с т ь  Ра б о ч и х  ч е р т е ж е й  о с н о в н о г о  к о м п а б и т а  ос

Об о з н а ч е н и е Н а и м е н о в а н и е Примечание
в с ы л о ч ч ы е  д о к у м е н т ы

2 . < 9 0 .1 /7 2  ЙЫПЛ Узлы И д е т а л и  и н ж е н е р н о г о  оборэдова-
НИЯ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ М А Н ИЙ
для с е л ь с к о г о  с т р о и т е л ь с т в а .

П р и л а г а е м ы е  Д о к у м е н т ы

се. со в П Е Ц И ф И К А Ц И  Я ОБОРУДОВАНИЯ Ал ь е о м  (?
сс.вм Ве д о м о с т ь  потребности в м а т е р и а л а х Ал ь б о м  v

На и м е н о в а н и е
ед .
ИЗМ. Кол-во

Те л е Ф о и и з а ц , и Я
ЕМКОСТЬ ТЕЛЕФОННОГО ВВОДА В ТОМ ЧИСЛЕ
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В ДАННОМ ЗДАНИИ ПАР. 4

Р а д и о ф и к а ц и я
Количество агоиентских то чек ШТ- 40

Т е л е в и д е н и е

Количество телевизионных аитенч шт. <

Т и п о в о й  ПРОЕКТ С О О Т В Е Т С Т В У Е Т  Д е ЙСТВУКНЦИМ  

НОРМАМ И ПРАВИЛАМ

Г л .  ИНЖЕНЕР П Р О Е К ТА  / Б о р о д к и н /
Гл. ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА ПРИВЯЗКИ

У П О М Ы Ь  О Б О З Н А Ч Е Н И Я -

□  К о р о б к а  р д з в е т б и т е л ь н а я

0  КОРОБКА ОГРАНИЧИТЕЛЬНАЯ

К З  Гр о м к о г о в о р и т е л ь

— &- Ра д и о р о з е т к а

-----------О  Р а с п р е д е л и т е л ь н а я  к о р о в к а  т е л е ф о н н а я

---------------------- Т е л е Ф о н н а я  с е т ь

©  Коробка телевизио нная  распределительная

Щ О ?

/ Нам.ОТА.
Га. гщ .А У к. гр.
Ш ш р

Бородкин
Ш-О-ВКИН,
БОРОЛ КИН
ШИШШ
1П0ШОЕИМ1

ПРИВЯЗКИ:

ц б ч г а - 4  м . 87 и

е ж а  е т т а г  г— п
р^-1 1 1 7

Аистов

Обилие д а н н ы е
/ и а ч й л о /_________

22691-02 W
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Проектом прел^смйтривлется работы no устройству внутренних СЕ1ТЙ:
ТЕЛЕфОНН ОТ РАЗВЕТВИТЕАЪНОЙ МуфтЫ У СТОЯКА ДО РАСПР6ДЕЛИ- 
ТЕЛЬНЫХ КОРОБОК, РАДИОТРАНСЛЯЦИИ ОТ ТРУЕОСТОЕК ДО РАДИО-
Розеток в кухнях и в комнатах каждой квартиры и кол
лективных ТЕЛЕАНТЕНН В ПРЕДЕЛАХ ПОЭТАЖНЫХ ШКАфОВ С 
ОСТАНОВКОЙ ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ КОРОВОК. УСТРОЙСТВО стояковой 
И АБОНЕНТСКОЙ СЕТЕЙ РАДИОТРАНСЛЯЦИИ МОНТИРУЕТСЯ ПРИ 
СТРОИТЕЛЬСТВЕ ДОМА, ПРОИЗВОДИТСЯ СКРЫТЫМ СПОСОБОМ. 
Вводы КАБЕЛЕЙ ГЕЛЕ АНТЕННЫ И ТЕЛЕфОйА Б КВАРТИРЫ ПРОИЗ
ВОДЯТСЯ ПО ЗАЯВКАМ ЖИЛЬЦОВ, ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ СТРОИТЕЛЬ
СТВА Дома. Кабели прокладываются но плинтусам- 
Вертикальная прокладка слаботочных сетей от техническою 
подполья на 2 этаж предусмотрена в каналах и ниыах поэтаж
ных ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ЭЛЕКТРОПАНЕЛЕЙ, УСТАНОВЛЕННЫХ В ЛЕСТ
НИЧНЫХ КЛЕТКАХ. В ЭЛЕКТРОПАНЕЛЯХ ПРЕДУСМОТРЕНО МЕСТО ДЛЯ 
МОНТАЖНОГО ШКАфА ТИПА ПВ И ВЕРТИКАЛЬНЫЕ КАНАЛЫ, В ОД
НОМ ИЗ КОТОРЫХ ПРОТЯГИВАЮТСЯ КАБЕЛИ ТЕЛйфоНА, А ВО ВТО
РОМ — ПРОБОДА РНДНПТРАИСЛЯЦИИ И КАБЕЛЬ КОЛЛЕКТИВНОГО 
ПРИЕМА ТЕЛЕВИДЕНИЯ-
Провод радиотрансляционной сети марки птпж 2xo,s от монтаж
н о г о  ШКАфА ТИПА ЩУ ДО вводов В КВАРТИРУ ПРОТЯГИВАЕТСЯ Б 
ГОРИЗОНТАЛЬНОМ КАНАДЕ ЭЛЕКТРОПАНЕЛИ.

Сети телеФопные и коллективного приема телевидения прокладывают
ся работниками районных узлов связи в пределах квартиры по 
плинтусом открыто. Телефонный кабель в подвале протягивается 
в полиэтиленовой трубе ^згмм. Трубы крепятся к потолку на

ПОДВЕСАХ и ПО СТЕНЕ НА СКОБАХ. рАЗВЕТВИТЕЛЬНЫЕ МУфТЫ МОНТИРУЮТ
СЯ НА СТЕНАХ У СТОЯКОВ. ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ АНТЕННЫ И РЯАНОСТОЙ- 
КИ РАСПОЛАГАЮТСЯ В МЕСТАХ, УКАЗАННЫХ НА ПЛАНЕ. КРЕПЛЕНИЕ ОПОР
НЫХ ТРУБ И ГИЛЬЗ ПРЕДУСМОТРЕНО НЛ ЧЕРТЕЖАХ АРХ.-СТРОИТЕЛЬ
НОЙ ЧАСТИ ПРОЕКТА.
Для ЗАЩИТЫ ТЕЛЕАНТЕНН И РАДИОТРАНСЛЯЦИОННЫХ СТОЕК ОТ АТМОС
ФЕРНЫХ РАЗРЯДОВ, ПРЕДУСМОТРЕНО УСТРОЙСТВО МОЛНИЕОТВОДА, 
СОСТОЯЩЕГО ИЗ СТАЛЬНОЙ ШИНЫ ^бмм (АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ), 
СОЕДИНЯЮЩЕЙ ТЕЛЕ АНТЕННЫ И РАДИО СТОИК И С ЗАЗЕМЛИТЕЛЯМИ.
Шина прокладывается по покрытию кровли. Осе соединения мол
ниеотвода ПРОИЗВОДИТСЯ НА СВАРКЕ. МОЛНИЕОТВОД 2 РАЗА ПО
КРЫВАЕТСЯ БИТУМОМ, ЛАЯ ЗАЗЕМЛИТЕЛЕЙ используются стальные 
уголки 50*50x5 длиной 2,5м забиваемые h r  глубину Зм с раз-
НОСОМ 5м МЕЖДУ ЭЛЕКТРОДАМИ, ЗДЗЕМАИТЕЛИ СОЕДИНЯЮТСЯ 
МЕЖДУ СОБОЙ СТАЛЬНОЙ ПОЛОСОЙ 20x5мм.

ПРИВЯЗАН*.

ИНВ.Н9

П Ш Н Я Ш !

изяля к п е ш щ  51
ШЯВЗЕШЩЕПШЯй!

\\(Ь-\2Ь-Ц и , В7 и

Двухэтажный ^ квартирный 
секционны й  Жилой До м  с

1,2,3,3 И В КОМНАТНЫМИ J __ -КВ R РТ И Р A Oft И__________

ЕЖГОЕССТЕЕШ?!
ч \

Обилие данные 
/окончание/
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Чердак 1—  1
З оту

_  ■ d* —//— ----1
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2
этйж
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f
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i

a

1
P 2 шт. .* Зшт.

€ f

p 2шт. |

2 шт. | Зшт. ^
4Hl L|p4>-
-ЧёТЪ-О-Ьтт.2 шт. | Q

_______1______
Ч

ЭТА*

1
КРМО 1 
Г̂ гшт. j j шт.

1
• чнйш>-5шт-/1 2 шт. Q

—1____________
D
DAP.6

4

Q

i
1'' 2 шт. J .

ЧНЗ Й-О-Зют, 
•) 2шт. j

I, Т Е Л Ь б о Н И Ь Ж  B 6 0 i  
* m  10 х 2  хО ,4

К очагу заьемд6ИИ>| 7

П л и  кр о в л и .

привязан'

HhbThs

Н.кы пролЬ
йдц.отд.
Гл. СПЕЦ.
РУК.ГР-
Инженер

Головкин
БОРОДКИН
Ло г и н о в а
ПРДВОТОРИНА

1 4 6 - ^ - А м  . 8 7 СС

ДВУХЭТАЖНЫЙ 16-КВАРТИрНЫЙ 
СЕКЦИОННЫЙ ЖИЛОЙ ЛОМ С
м ' А и я т г * *

С х е м а  р а с ш ш ш  
^ о т р о ^ с т в  с в я з и . ЦЛАИ к р о в л и .

Ст а д и я

П
Аист Аистов

и̂ нииэп
ГРАЖДЙНСЕЛЬ СТРОИ
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В е д о м о с т ь  р а б о ч и х  чертежей о с н о в н о г о  КОМПЛЕКТА

ЛИСТ Наименование Примечание

. Л Общие данные
Е План Г этажа б осях л-ю
3 ПЛАН Г ЭТАЖА В осях <0-20
А ПЛАН 2 ЭТАЖА В ОСЯХ i-<0
5 План 2 этажа в осях <0-20
6 Схема

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

Обозначение На и м е н о в а н и е примечание

Ссы ло чны е  Д о к у м е н т ы

Серия 5.905-10 
выпуск 4

Установка Газовых приборов й 
АППАРАТОВ Б ЖИЛЫХ И КОММУ- 
НАЛЬНО-БЫТОВЫХ ЗДАНИЯХ.

Серия 5,905-8 Узлы И ДЕТАЛИ КРЕПЛЕНИЯ 
ГАЗОПРОВОДОВ.

Пр и л а г а е м ы е  Документы

rcg.eo СпЕрф ИКАрЯ ОБОРУДОВАНИЯ Альбом ft
гсв.вм Ведомость потребности в

МАТЕРИАЛАХ Альбом у

РАБОЧИЙ ПРОЕКТ РАЗРАБОТАН В СООТВЕТСТВИИ О ТРЕБОВАНИЯ (ЯЛ
& НОРМ И ПРАВИЛ И ПРЕДУСМАТРИВАЕТ МЕРОПРИЯТИЯ, ОБЕС

ПЕЧИВАЮЩИЕ ВЗРЫВОБЕЗОНЯСНОСТЬ И ПОЖАРОБЕЗОПАСНОСТЬ 
ПРОЕКТИРУЕМОГО СООРУЖЕНИЯ-

Главный инженер проекта /з-и. Саламов/
Главный инженер проекта привязки 7

S 45

Техни ко - эко но м ические  ПОКАЗАТЕЛИ

(И- Наименование
Е Х
и з м . Показатель

1 РАСХОД ГАЗА НА Ж и л о й  Дом н . м3Л И _____

2 Рабочее давление в газопроводах К П Д 2

3 Протяженность газопроводов К м 0 , 1 6 8

4 Металлоемкость системы т 0,266

5 Сметная стоимость ТЫСЩ Г.6Т8

Об щие  у к а з а н и я .
(. Рабочие черт еж и  газоснабжения жилого лома разработан bfWmr
J СООТВЕТСТВИИ О ТЕХНИЧЕСКИМИ УСЛОВИЯМИ------------прелпря'яПГя--------

Т м о в о г о  х о з я й с т в а  ' ®т

2 .Организацию, производство и приемку работ по газооборудованию 
Жилого ДОМА выполнить В СООТВЕТСТВИИ с требованиями 
„Правил безопасности в газовом Хозяйстве" Госгортехнадзора 
С С С Р  ИЗД. 1982г., СНИ П Ю-29-76 „ВНУТРЕННИЕ УСТРОЙСТВА. 
Наружные сети и сооружения" и »И - 8 п „  Техн и ка  безо
пасности в строительстве*

з. Рабочие чертежи  подлежат согласованию с предприятие» 
газового хозяйства.

ПРИВЯЗАН!

Щ Ь-428-4 м . Ы  гeg

Л и с то в 'ДВУХЭТАЖНЫЙ 16-КВАРТМРНЫЙ 
секционный ЖИЛОЙ лом Ст а д и я

П
Лист

Обилие Данные
2 2691-05 Ы

р ш н  
г р д ж А й н с е л Ьс т р о й  
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«>/- А /)ПРИВЯЗАН'. fcKOHTMIbЗ аймов 'а гщ%ДВУХЭТАЖНЫЙ 16-КВАРТИРНЫЙ СЕКЦИОННЫЙ ЖИЛОЙ Дом Стадия Диет Аистов.Иач. отл. Головкин - /1 ч 5(л.ельи. САЛАМОВ ШШ1 '•гш&
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i  оеях ю*20
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В едомость рабочих черт еж ей  основного комплекта яте

Лист Наименование примечание

1 Общие данные

2 Схема автоматизации

3 СХЕМА ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ РЕГУЛИРОВАНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ СИЛЧАЛ01
я Схема принципиальная электрическая регулиро

вания и управления (окончание.-)
5 Сх е м а  по д клю чени й

6 Схема питания

Схема расположений

Обилие о казан и я .
Проект автоматизации разработан на основании задании „Тс 
Тепловой пункт о ш и б е т с я  электронным  регулятором для 
системы отопления.
Прибор регулирующий электронный, обеспечивающий необходи
мую РАЗНОСТЬ ТЕМПЕРАТУР в подающем и обратном ТРУБО
ПРОВОДАХ в зависимости пт температуры наружного воздуха. 
Схемой предусматривается работа циркуляционного насоса
ОТОПЛЕНИЯ ( ц в ц )  ОТ ТРЕХфАЗИОЙ СЕТИ ЭЛЕКТРО ЛИТАНЯЯ.
Пр и б о р ы  и  а п п а р а т у р а , к  к о т о р ы м  п о д в о д я т с я  п я т я а н е  
СВЫШЕ ~ J 6 b  д о л ж н ы  БЫТЬ НАДЕЖНО з а з е м л е н ы .
М о н т а ж  п р и б о р о в  и  с р е д с т в  а в т о м а т и з а ц и и  в ы п о л н я т ь  

с о г л а с н о  СИ И АЗ.05,07-35.

Типовой
н о р м а м

П Р О Е К Т  С О О Т В Е Т С Т В У Е Т  
И П Р А В И Л А М .

ДЕЙСТВУЮЩИМ

Гл. ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА
Га. инженер проекта привязки

/Б о ро дкин /

А6

В едомость ссылочны х и при лагаем ы х  д о к у м е н т о в

Обозначение Наименование П Р И М Е Ч А Н И Е

Ссы ло чны е  документы

ГОСТ 2-702-75* Правила выполнения электричес-
мх a m

ГОСТ 2.710-81 Обозначение условные букоенно-

ЦИФРОВЫЕ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ в

электрических схемах.

ГОСТ 21403-80 Обозначения  на планах

ОСТ 36.27-77 Условные обозначения приборов

Б Функциональных схемах

Пр и л а г а е м ы е  Документы

АТС. СО спецификация оборудования Альбом IV

АТС. БМ Ьедомость потребности в

м а т ери а л а х Альбом V

иЖЗ?

ВШТРМЬНан-та.
Рак-гр

Б О Р Ш И Н
ГолоШЯ
БОРОДКИН
ЙКМЕВСКАЯ fSOLtsy

ПРИМЧАН:

\ М Ь - № - 1\ ivi, 87 Ате

д в у х э т а ж н ы й  Т б 'К б А р т и р н ы й
С.БКЦ.ИОННЫЙ ж и л о й  А  ОМ С
Ы Д + М Е Я 1Ш Г 1"

Общие данны е
22591-02 1|7

С т ш  Л и с т  I А и с т о в

П 1
ЦНИИЭП

ГРАЖДАНСЕЛЬСТРОЙ
Формат:
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С Х Е М А  А В Т О М А Т И З А Ц И Я .

A СИСТЕМ Я ОТОПЛЕН и я

Сх е м а  а в т о м а т и з а ц и я  в ы п о л н е н а  н а  о с н о в а н и и  
ч е р т е ж а  T o -

г .  У с л о в н ы е  о б о з н а ч е н и я  т р у б о п р о в о д о в  п р и н я т ы

по тост т о г - б з .
з. А п п а р а т у р а  t  и н д е к с о м  „ к "  з а к а з ы в а е т с я  в 

с а н т е х н и ч е с к о й  ч а с т и  п р о е к т а .

А. А п п а р а т у р а  с и н д е к с о м  „ э ”  з а к а з ы в а е т с я  в  

э л е к т р о т е х н и ч е с к о й  ч а с т и  п р о е к т а .

^КОНТРОЛЬ

Гл.тм,.
P>»tc*rp,

Бородин
Гоаовкии
боролкян
Бйкшевсш

' М 6 Ч 2 - & -  4  М  .  & 7  А Т С

двухэтажный (4б-кв«рти,Р#ый
С Е К Ц И О Н Н Ы Й  Ж И Л О Й  JjOftf С.
Т,2,3,7ч И 5 комнатными 

— B B A P T H fR  м и __________

Схема а в то м а ти за ц и и

2269М 2 к В

стадия Лист ЛИеТоБ
T 4 2

р и и э п

ГРАЖААМСЕЛЬСТРОЙ
Ф о р м а т :



4 8

■о их «О •£>

Сх е м а  п р и н ц и п и а л ь н а я

Э Л Е К Т Р И Ч Е С К А Я  Р Е П А И Р О В А Н И Я
Т 4 8 - К И

Ц е п ь КоЯТ.

1

2 2

2 3

2 4

2 5
2 f
С 7

2 8
2 5
Я Р

3 1

3 2
3 3

з 4
3 5
3 6

3 7
3 8

39
4 0
4 l

4 2

Т Е З

-£Х
а.
■у*
( -

На р у ж н о г о  
Воздих А

«:а В ПРЯМОМ
41»С= ТРУБОПРОВОSSutt— ДЕ ОТОПАВД

5 В ОБРАТНОМ
=*- ТРУБОПРОВОДЕ
»-а: ОТОПЛЕНИЯ

ПРИВЯЗАН*

х г

У Д П Ь Хо н г

1
г
3

4
5

6
7
8
3

1 0

11
12
1 3
1 4

15

1 6

17
18
19
2 0
21
2 2

2 3

иив.н*

«.КОНТРОЛЬ
К А Ч .О Т Д ,
Гл. спец.,
РУК. ГР.

РП

ХЗ

Ц Е П Ь Кош:

1
Р  .
3

4
5
6

7

$
5

1 0

1 1
1 2

1 3
1 4

15
1 6

1 7

18
19
2 0
2 1
2 2

Р е ш и р н н ь  

1Ц . И  Й  П р и 

б о р

T 4 S- K U

tsrco (=
сС О о 

—» -с О- f-

и> ~г> SOT' S. 
Ь- ©- Ui

-*><р Sc»
if? f - ш  

=gglK=0

БОРШИН
fiAgWHБОРОЛКИН
Ш ш Ш Ш

'М 6 - Л М > ~ / )М .8 7  А т е

Ь н ш ж н ы й  б -К В А Р Т И Р Н Ы Й  
С Е К Ц И О Н Н Ы Й  Ж ИЛОЙ А О М  t  
1 , 2 , Ъ , 4  И 5  К О М Н А Т Н Ы М И  
______ KSAPTiLP-fi-Mij------------------
йХЕМА ЭЛЕКТРИЧЕйШ Т1РИНДО' ОПАЛЬНАЯ РЕГУЛИРОВАНИЯ И т 
УПРАВЛЕНИЯ (НАЧАЛО)

2265t-02 49

СТАЛИЯ
Р4

А и с т А и с т о в

р м ш
Г Р А Ж Д А Н С Е Л Ь О Т Р О И

Фо р м а т *,
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t X E M A  П Р И Н Ц И П  И ЙЛЬНА, Я Э Л Е К Т Р И Ч Е С К А Я  
Э Я Р А В Л Е Н И  Я  н д с о а о м .  11,811, .

л« 2206

SBf

л  •
кин

К т Н п

С м .  ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКУЮ

часть проекта

1. С х е м  у А В Т О М А Т И З А Ц И Й  см.  лист А Т С - 1

г . Ох е  MS) П0ДКАН1 ЧЕ Н Ml!t С М .  ЛИС Т А Т С - 3
3 . О б и л и и В И Д  1 Ц И Т А  А В Т О М А Т И К И с м .

лм еты Ав-001, А В '002

З о н а
поз.

ОБОЗНАЧ. Наименование Кои. Примечание

ЩИТ АВТОМАТИКИ

вг-бц РП ПРИБОР РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЛЯ СИСТЕМЫ 
ОТОПЛЕНИЯ T48-IVH \

ПО МЕСТУ

ТЕ 4 -ТЕЗ
ТЕРМОПРВОБРАЗОВАТЕЛЬ сопротивления 
тем 08*73-ГРАД̂ ЕРОВКft 50мТШ*02-792 £88-80 3

ИГА ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ МЕХА
НИЗМ мэо-б,г>/1о- o,2S 4

Комплектно
С РЕГУЛ. КЛАЛ- _

\*ь<Ь~№&~Ь\М . &7 Ате

привязан: ДВУХЭТАЖНЫЙ 16-КВАРТИРНЫЙ СЕКЦИОННЫЙ жилой дом с.
**■»'♦ « А т а и Л и " 1

стадия Лист Ли стой
«.КОНТРОЛЬБородкин ц 4Нач-сгсл. Головкин
Гл.СПЕП,. Бородкин Схема электрическая принципа

АЛЬНАЯ РЕГУЛИРОВАНИЯ И 
УПРАВЛЕНИЯ /ОКОНЧАНИЕ/

циияэп
ГР«*ЛЙ»СЕ»ЬСТР0Й

М.ГР, Башяская
МНЕ. Hi
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j X E M f l  П О Д К Л Ю Ч Е Н »  И

ИЯИМЕНОВЯНИЕ 
ПАРАМЕТРА И 
место отбора 
ИМПУЛЬСА

Наружный 
воздух k w
НАЛ СТОРОНА
здания)

Прямой
ТРУБОПРО
ВОД ОТОИ*

ла н и я

Обратный  
трубопро
вод ОТОП
ЛЕНИЯ

Регулирую
щий КЛАПАН
на подающем
ТРУБОПРОВОДЕ

Обо значен и е
ч е р т е ж а
установки

ТМЧ*Ч8*73 TMH-WS-7S ТМЧ -149-75
СМ. САНТЕХ
НИЧЕСКУЮ 

ЧАСТЬ 
ПРОЕКТА

ПОЗИЦИЯ 2 2 2 —

evJ
Е
Е

esi

им
Й /

я а и

к '
ГхС.22

Поз. 
ОБОЗ Н- На и м е н о в а н и е Код Примечание

КОРОБХ А СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ТЗ 36-1763*75
KCK-SfH КСК-Я /шг.

К а б е л и  гост 15о8-7£*е

Д К В В Г -4x2.5 13М

К 6 В Г Э -4 Х 1 .5 58и

Пр о в о д  м е д н ы й  гост 6 3 2 3 *7 9 *

л в г  -  бео-7 х4.о 6м
МЕТА ЛЛ0РУКА6 РЗ-АЛ-Х22 5м

%

гтг

= г .

v W  _ П

ПФL

п » г -б в о -з (< х < .о )  -е -г м  
в м е т ш о р п й &е  г з -А д -х г г

KGK-8-ll I
С х е м у  р а с п о л о ж е н и и  с м .  л « с г  А т е - 6

ф  ф  ф  ф

й т г - 4 x e , s  В
е - 1 з и

Щ и т  Я  В Т О М  Д Т И К И

H 6 - W - 4 M . 8 7  А Т С

ДВУХЭТАЖНЫЙ, 16 КВАРТИРНЫ Й 
« к р о н н ы й  жилой дом t
4,2,5.4 И 5 КОМНАТНЫМИ 1/1 к&д РТИРА ми

б Х Е М А  П О Д К Л Ю Ч Е Н И И

Ст а д и й Аист Листов

рииэп
ГРАЖААНСЕЛЬСТРОИ

22691*0? 5i Ф 0 рл| АТ:
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Схема  п и т а н и я

/1801
. Н 8 0 0

SA1 Ш

ПИТАНИЯ 
/v 2.2.0В

V = \

FU2

I
Ф  ©

<А

З а

FH3

[] D

А> Ф

0 Т О П  Л Е НИР

ТАЕ -  М 1 Резерв

С х е м а  р а с п о л о ж е н и й  

План м l ; s a

3 -------- ©

18) 120)
1, ЗАЗЕМЛЕНИЕ ПРИБОРОВ ВЫПОЛНИТЬ СОГЛАСНО ПРАВИ Л 

У С Т Р О Й С Т В А  ЭЛЕ КТР О У СТ А Н О В О К (ПУУ) К  К О Н Т У Р У  

З А З Е М Л Е Н И Я -

К абель проложить  по стенам , потолку, металло
к о н с т р у к ц и я м - К репить  скобами.
Д а т ч и к  н а р у ж н о г о  в о з д у х а  у с т а н о в и т ь  на
ВЫСОТЕ 2,5 М ОТ УРОВНЯ ЗЕМЛИ.
З а ш у т и т ь  от попадания солнечных лучей.

2.

з .

@

\ \ < о - № 3 > - к ч . Ы  Атс

ПРШЗАН'. ДВУХЭТАЖНЫЙ 16-КВАРТМрЦЫЙ 
секционный жилой АОМ с.

,'г '3̂ к 1 л ° т'|т тмлиь,ми

Стадия Див-т ЛИ ОТО Б»
Н.КОЙТРОЛЬБОРОДКИН

<4 6НйЧ-ЕТА. ГОАОВКИЙ
Гл. mu.. Бородкин Сх е м а  п и т а н и я - t 

Схема расположении
и ,й и и э п

г Р А Ж Д А Н е Е Л Ь е т р о и
Рак. гр. бАКШШКАЯ

ш . я®
22691-02 W Ф о р м а т *.

Типовой проект 116-128-4м.87

https://files.stroyinf.ru/Index2/1/4293732/4293732417.htm

