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ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ. ОТОПЛЕНИЕ М ВЕНТИЛЯЦИЯ. ВНУТРЕННИЙ ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ. 
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АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕШЕНИЙ (ГЛУВИНЛ ЗАЛОЖЕНИЯ ПОДВОДЯЩЕГО КОЛЛЕКТОРА5.5„).ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ. 
АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ (ГЛУБИНА ЗАЛОЖЕНИЯ ПОДВОДЯЩЕГО КОЛЛЕКТОРА7,0м). ПСДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ. 
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ. АЗТОМл ТМЗаЦИЯ И ТЕХКСЛОГТМЕаШЙ КОНТРОЛЬ. ЧЕРТЕЖИ МОНТАЖНОЙ ЗОНЫ. 
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1 Содержание альбома г

Электрооборудование и автоматизаций (90)

г Общие данные (начало) 1 3

3 Общие данные (продолжение) г 4

4 Общие данные (продолжение) 3 5

5 Общие данные ( окончание) 4 в

6
Схема электрическая принципиальная однолиней
ная распределительной сети 380/220 В 5 7

7
Схемы электрические принципиальные переключения 
(Е секции, ДВР оперативного тока и Учета 
зле к тр о  энср гии 6 8

3 Сясны электрические принципиальные Управле
ния насосами (начало) 7 9

9 Схемы электрические принципиальные Управления 
насосами ( окончание) 8 Ю

10
Схемы электрические принципиальные управления 
решетной # дрооилкой и дре.у'аасним насосом 
(начало)

п
л ' |

11
Схемы электрические, принципиальные управления 
решеткой дробилкой и дренажным насосом 
(окончание) 10 1В

/2
Схема электрическая принципиальная Управления 

задвижкой на под Водя щеп коллекторе 11 13

13
Схема электрическая принципиальная управления 
Вентиляторами ( начало) 12 14

Схема электрическая принципиальная уграВления 
Вентиляторами ( окончание) 13 15

ts
Схема электрическая принципиальная контроля 
Уровней ( началоJ 14 1В

16
Схема электрическая принц ипиальная контроля 
уровней (окончание) 15 17

n
Схема электрическая принципиальная 
сигнализации 1е 18

18
Схема подключения электрооборудования (мощность 
электродвигателей носс~г,В 7,5; (0 и /3 кВт) 
(н а ч а л о / ____  . —

11 19

19
Схема подключения электрооборудования ( мощность 
электродвигателей насосов 7В; /о и /3 кВт) 
(окончание)

18 20

r1

cu/bffo м а  Vf

ын
п/л

/
Наименование листов г

in 1УС- с
г«с* 1
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20
Схема подключения электрооборудования 
( мощность ' электродвигателе6 насосов 17,22 и30кВт)  
(начало) 19 21

21
Схема подключения электрооборудования 
(мощность электродвигателей насосов П,2г и 
30кВт) (окончание ) 20 22

22 Схема подключения электрооборудования 
(начало) 21 23

23 Схема подключения электрооборудования 
(окончание) 22 24

24
План расположения электрооборудования. 
Прокладка кабелей 23 25

25 Кабельный журнал 24 26

26
Посты управления. Общий Вид и схемы 
соединений 25 27

27
Посты управления. Конструкции и 
детали 26 23

28 Электроосвещение ( начало) 27 29

29 Электроосвещение ( о к ончс/чис) 28 30

30 Зануление 25- 31—

31
Общие виды комплектных Устройств, шмафа 
уровней и указания по их Заказу (чертеж для с правое) 30 з г

Технологический контроль ( ЭД)

32 Общие данные 1 33

33
Схема функциональная технологического 
контроля 2 34

34
Схема внешних электрических и трубных 
проводок 3 35

35 План расположения средств автоматизации 
и проводок 4 36

36
Конструкция ы1 для установки датчиков уровня 
в приемном, лотке. Общий вид и схема 
соединений

5 37

37
Конструкция я2 для установки датчиков уровня 
в Приемном резервуаре. Общий вид и схема 
Соединений

6 38

38
Конструкция м3 для установки датчиков уровня в 
дренажном приямке и машинном отделении.
7Общий вид и схема соединений 7 39
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В е д о м о с ть  оснобивас. х о м п л е х т о б

Обозначение Наимелобание /fajftWWz

902- 1-Щ73-мк Технологические решены/? /Глебам/

зо г- iM/19-ов Отопление и вентиляция ЗЬебол 1

9D2-HW 9-&K
Вштраниио бодолрдаов
и конвлозоиия /зв£ом /

902• 1-М/79-ЭР Лржитек/яурно-супраи- 
татенб/е решения /левом//

302- Т-ЬМз-Кф /Гонслтрукцыи dfrsaa- 
зобатоннб/е

З/л&б&м
ЦМ/У, У

302-1-̂ /79-30 Электрооборудование 
и автоматизация Хлебом V/

302- 1-Щ79-ЭЯ ГПехноюшескиО лш цаж Глебом у/

302-1-% т -э о -л
длектро&хгрудобание и иоттюмотизация. Задание 
заводи- иззото8и/т?дл/& //хвбом'М

Ведомость чертежей осхобхогохол/лзехтаЭб̂ -Т -л?
тЬр-
наг Лист Наименование примеча

ние
22г / Общие дагкгеге (начало) ш ярз
22г £ Общие данные /лродолфениё) стр• б
Z2r 3 Обилие да.me/е Тлсодолебение) cmp-S
& г 4 Общие данные Сокончание,) стр -6
m & “соселтог электрическп\ лРсзнцОлиалекаЯ одт^уны/^я риспредёлитезг<сноа семи стр -7
Z2r S а̂/Ч€/77<7 эл&с/лрор.ч&огх/и сл?р-б>
32г 7

схемы электрснеасче /рихци/тиаленб/е улра&гешя насосс/ми Сначстло) ^ ещо.р

ггг б
Схемы электрические роинциписглснётс 
управления насосами f  окончание) стр. Ю

&Г 9 схемы эле/уляу'тескс/е рретк//х/алслые мраск Яи^осЩ^к^нрсоалАхс/ аёренасНне/м насо- стр. гг 

emp./s 
стр гз

92г го
Схемы за t.<rp jv'j&rue 7:дфуцилиал<$ньлз у/райлёК нал решетке:} НроЬилкЬ&и дренас/Ые/м насо.

ггг а
Соседа эпекграче^аяЖдТ^^^Ш ^г' упрадлелил̂ дд^РкоО на поеаоднщем к ох-

ггг 12 Схемы электрические принципиалочеге улрадхе/ия Se/тил/нпсрами {Начале) empfp

/Лиловой проект рсархгботанвсмг&гсгбуе/с
Зейсюву/ощими нормами и  правилами и  пртерусмаг-
рзивает мероп/у/р/пш, ибеспечибантщие вз/ыб
ную, буре/бопскрарнум и  пофсрну/п беэппас - 
мосте при ж сплиатаиии здания 
Главнсм) инфенер проекта^рр^дрвменки/

Фая
ног Jbcm Н а и м е н о в а н и е ^ Примечание
Я г 13 с х е м ы  элскгричес/сис /микци/х/алакб/е управления вен/т> илЯ/порами бокониани^ ) с ю р . / д

£2г

С х е м а  э л е к т р и ч е с к а я  п р и н ц и п и а л в к а я  к о н т р о л я  у р о в н е й  /начало) cmp. fs
fs в о с е м а  э л е к т р и ч е с к а я  п р и н ц а т к к у л с н а Я  к о н т р о л я  у р о в н е й  / о к о н ч а н и я ) с т р ./7

ггг / в С х е м а  э л с к т р и ч е с с а к  п р и н ц и п и а л е н  п а я  с и с н а л а з а ц а и  г с т р .  Г б
22г 17 С х е м а  п &гз- гО г&уоЯ  Электродбораеова^ ия7.3}ТО_ujpK8m, Г Н о Ч а Н а т  .. . с т р .  Г9
22г . /<5

с х е м а  яо& кХтсчеяа^ эл& етродСсрчиобания'КПЩКГСУПО 0Л£Х1роЭ& га гелей нУг/ЭСОС /0 итзквт)  / ох ан ч ан иэ з ы п р . р р
22/ IS С с Х М а  J^<7p006Cp3aod&HU#.n _ _JTroatKOc/nrj ^ е/испрсдбигатОТеонасосса Г7-НЗ и  З Ы к е т )  (rcva/Oi стр. £/
22г 20 Сха+та тпкТелМъ'с.Чь/л )яс/с/т]рсуохр&е6фа* ип л _ ( мс 'м мх твзхкапихзЭигатЕпез^ насхоо fz 22 и з о к У п )  /окончание) сто. £3
22г 2f С х е м а  ледкх.очэни.'? электрооборидобапил /начало) с тр .  S3
2£г 22 С х е м а  п о д к л ю ч е н и я  электрооборудования /скончание) стр. 27
22/
22/

23
24

б л и н  р а с к о л  о ф е н и  я  элс^ трсоборабования. 
д р о к л о д к а  к а б е л е й с т р  Д у
Л а б в л з Н с / й  с е р н а я стр. £6

22г 25 / Т е с л ы  о п р а в л е н и й .  О б щ и й  в и д  и  с х е м ы  с ое Зы н ан с/ с / с т р -27
22г £6 ^ О^ ^ С^ Р^ бленс/я. Л а ч с т р у к ц  и и  с/ с т р . Д в
22г 27 Э я а с / п р о о а З е щ е х и е  {Wavu/rc) с т р 29
ВВг 22 кхт?р. д о
22/ 29 З а н у л е н и е с т р . 3/
22г 60 О б щ и е  С и д ы  к о м п л е к т н ы х  устройств, шкафе/ с т р  32

Ведомость, приманенных /половь/х лро&с/лов
06Q3W4Z-

НУС HaurtefioSarttte Организация-
разработчик

щука
выпуска

Приме.
Чанис

0050-70 Заземляющие устройству Э та  т о л /070г.

4. //97-32

Ррокладка осветитель 
нех ыгектропри&дик 
и установка светиле- 
ников с рампами на
каливания и $Р7? на 

кронштейнах

Г0С/Т050 /368/.J725J7

4.Ш-1Ч9
/Установка одиночных 
с веталаникод с  лам
пами накаливания

гпа 7030 79/3г. J7O20

Лоясоиглешнс/я списка
О б щ а я  ч а е т е

/Тоналазбиионная насосная станция производчтелено- 
ствюЗ&?230яумс о напорт fMZn предназначена для лерокачки 
ссозрйупбенноби/гювб/х и близких л  ним по составу, производи 
стбеннвж невзрывоопаснах стсунске бод, имеющих неб- 
тралвну/а или слабощелочную реакцию .

Q объем настоящ ей част/ проекта входит сопобое 
влек грооборудсбание, автоматизация и  электросетей
щенце нассснои станции, внешнее электрссна6фение0 
телефонная связе й  диспетчерская сигнализация 
б  данном проекта не рассм атриваю тся и разрабаты
ваю тся при привязке п р о е к та .

&  насосной стан ции устанавливается следующее 
оборудование с электроприводом. 

l./Dpa насоса (дварабочих, един резервне/0) для  пере
пайки сточнеас бод. /Пипы насосов а талгф е ти п ы  
и м ощ ности электродвигателей, комплек/пзелгькк. 
с насоса/ящ граведене/ в  та б ли ц е  мГ.
В. ЛренафНв/и насос MOM-fO-ТО с электродвигателем  

Ш лв/В -бб м ощ ностью  /• 7квт.
3. Насос / ЭЦдЧ-*/-*Г$ для  лада у и  /л сосни ческой 

боды на еыдроуплотнемие с электродвигателе*? 
//7Э/?3~ Г -93 м ощ ностью  / к в т . 

k Р е ш е тк а  механизированная Р>Н/3~бОО/зоС?с эяек7ро- 
бвиеатет.ен* /702-f / G  м ощ ностей) О р к & т.

3. щ р о б а н т 4 ~ 3 б  • с  электредббга/пелем Я д2-7/-д  
м ощ ностью  £ 2 к З т.

б . Ж ариинай зад во баса на подводящем коллекторе$г/ов«* 
тилаЗОчЭОббр Сзлекг/ввватпелемШсг-гН/тоицностуо/дкВг'. | 

Z В5.*т9фная венгустанебкад/(битяфка из грабеленсго 
помещения) состоящая oz> д£уэс беталятсроб цЦ-70н2,5 
(рабочий, резервный) с электродвигателями 2&Я-2Г-2  
м ощ ностей? 0 ,< /к б т.

в . Вытйфноя вен/установка В2(местн&и о тсос о т  дробил- , 
ки) состоящая из вентилятора ИУ-70н£,5 с злехтроЗви- 
гателсм  Ж 7Я-2/2 мощноствю ф У х в т,

д.БятЯФ наЯ бентхтановка В3[бытясПка аз шкафчиков 
рабочей сдефды), состоящая из вентилятора Ц У- 79н2, о  
с электродвигателем/ТОЯ-П-У м ощ ностью  0/2квгп),

10. бы тйфнап 6ентустановкаВ'Ч(6ы/пяфка из маи/зала) 
состоящ ая из вентилятораЦ4-70нЗ, б  с электродвиеа- 
те ле м  /7вЛ-2/-У м о щ н о с ть ю  /7,г37квг.

—
7П 9 0 2 -1 -4 ‘О -Э О

— . . . . вамалаэационная насосная станция 
лрэизбодиг&бнеабюЭ&езоумс а /к/пфмм rf*чвкUytАиЫл/ дОХЭУ>ftr&XJCz

Пот. хисл7 TlC/Cti
OlS-MSTL
thsmiHwcrff.
ГбМФл

вшлергс
tmpsSp3fiSiQS_
Ss&tt&ZQ
So.i.tePJUfC'.

гГ2**£ /

j£ k
/ Общие daw&e  

(нача/то)
tJCCrpOa СССР.С&шяйоя&юмлбмни ЭСс/жасС”***'’ видпкг/кх г-'/^сп/

ГР2У+-ОВ //
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f(. Проточная общеобменная бенмустановмуП-в состоя

щая иъ вентилятора ЦУ-УОнЗ с  электродвигателем  
Я07)£-22-Ц м о щ н о с т ь ю  А & к 8 т .

Насосы перекачки стоков о гидрэуплогнвния находятся 
под заливом и пуск а х  осущ ествляется на сткре/7У/о 
напорную задвйф/су.

ЗлектроснабФение о  силовое эле/атрообц/идование

/?о (лепечи /пдефнхюэлектроснабрения эте&рслризм- 
Наха насосной станции относятся к  потребителям первой ш и  
второе) fcpo наличии аварийного вйжекеркатегорио по ДУЯ.

Злсхтроснабфение насосной станции осуществляется 
по двум рабочим вводам напряфениен? бдо/язоб.

Аафдый со вводов рассчитывается на махссмаявнуюнаг
рузку. дЬерузщ  б  зависимости от мощностей эхех7ро- ~ 
двигателей, приведена/ в  та б ли ц е  н2.

З ля  распрсЗелелия злекгрознерик/ и  управления ээеаро- 
приводами принять/, 7и/?овыс /с&т/тя&оные устройства уп
равления панслихгционна/ми насоснс/ми агрегаггами/ркяра. 
боташь/е ранее рН Ш П по заданию вОуоъковскиго дсдата- 
налпроекта для  канализационнслх насосных станций 
с насосами 3р*6 или$ф -Л2 (/поповой проект Sd2*/-37)j 

Подслепые вводы подключаются ккюмляешому устрой
ства, шине/ которого сещианиробс/нв/ н а тр и  секции.

&  трм алпнам  р&фимп /ртдУсмгтг^вггстсп ал
работа‘вводов H a j и  £  секции сейм

Д пЯ  обеспечения работе/ 2 ^  насосо,в перекачки стоков 
б случае исчезновения напряфения на одном из вводоваров 
номерной загрузки вводов, токоприемника Паетщ ш {третий 
Нвсос, дрена/Фный насос, аварийная задвифка лригочне/й 
венгалягер) подключаются кртмидсекцилю  с помощью 
секционных пускателей.

Яалряфение силовой сети принято 3606, цепей уп
равления- 22в8 пе/теменного та ъ а .

Проектом предусматривается технический учет мтестро- 
энергои, осуществляемый счетчиками активной энергии, 
Остановленными на комплектном устр о й ство . .

Ввиду незначительней потребной мощности конден

саторной батареи повышение коэффициента мощ

ности в  насосной станции не предусматривается 

и осущ ествляется в  случае необходимости на  
питаю щ ей п о д ста н ц и и .

б П б /п о м а ти зо ц и я  а  ипрс/вттение
Насосная станция запроектирована с автоматизирован

иям управлением и  централизованным канпролем.Лроектом 
предусматривается следующий объем автоматизации-.

У. Я6Р оптативного то к а  2 2 0 6 .
Z. йЯвтонс/тичзск&е подключение £  секции к /о н и  

[  секции шим
3 . Лв/тгтматичсская работа насосов для перекачки сточных 

вод и  наслои йудроуллагнения в  зависимости от уровня 
сточны х вод в  приемном резер&аре.

% № Р насосов перекачка сточны х бод.
&  рвтснхгтиягсюе включение реэфбного насоса пере
качки сточных вод при аварийном уровне вприемном 
резервуаре.

6. автоматической процесс очистки механизирован
ной реш етки б  функции бремени.

V. йРвго/хтгемесАхуя робота дренаерною насоса бзовоси- 
мостег on? /ровня в дрёнофном приямке.

& Дистанционное управление общеобменными вен т- 
Усптановками 6 -/и  П -f  с комплектного Устройства.

Э. С&моззпусх вентиляторов установок &-/,/7- / и J8 P  вен
ти л я то р о в  установке/ 3 -(  

fO. Дистанционное управление выляфнс/ми вент- 
y^.waSKusitr&S), З -ЗЮ З-^О З ЛбслУПСибОСНЪ&ГОКО 
помещений,

Ц. автоматическое отключение в е х  насосов(кроме 
дренафнха), а накфе закрвптие аварийной задвиф- 
к а  на падводяи/ем коллекторе при затоплении насосной 
станции.
i2. Ж арийяс- предупредительная сикнаяих/ция, 

Управление аробилкой-м естное.
Пояснения к  схемам яравттсния приведено/ на 

с о о тв е тс тв ую щ и х  Ч ертеф ах.

Э л е к т р о о с б е и ц е н и е

3  проекте предусмотрено рабочее о  аварийное ос- 
беиш/ие на налряфение 2203, а тс/кф е  рем онтное- 
н а  напряжение 36  3

3  качестве источников свети приняты лам пы  нака
ливания общ его назначения.

до всех помещениях насосной станции применено/ 
светильники для прошбодствсныблх помещений с  нормаль- 
Нб/ми и  тпф елв/м и  Условиям и среды .

Осветительная сеть бв/полнена кабелем РЗЗГоткры
т о  по стенам  и  перекрытия*/ с креплением скобами

' З а н у л е н и е

Основной мерой защ иты  о т  лорафения электри
ческим 70ком. 6  случае прикосновения к  металлическим 
корпусам электрооборудования и металлическим конструк
циям, оказавшимся лад напряжением вследствие нару
шения изоляции, является зануление.

& качестве нулевы х защ итны х проводников ислольгу- 
/о то  я Четвертые ерчлыали алюминиевые оболочки 
вводных кабелейт слециалвные стальны е /юлось/(ма
гистраль зануления,'ответвления} сталсны е тр уб ы  
э л е к т р о п р о в о д к и .

Все электрооборудование подлежащее занулению, при
соединяется при помощи отдельного ответвления к  маги

страли зануления.
М агиарало зануления выполняется из полосовой 

с та ли  сеч. 4й*4мм, о тв е тв ле н и я ~2,S*4mm; 
Зануление осветительной арматуры производится 

с  ломощ ь/о нулевого рабочего провода.

Указания па привязке проекта
При привязке проекта к  конкретным условиям 

необходимо выполните следующее:
Л. В  со ответстви и  с бхубранным типом  элект

р о дв и га те ля  насоса перекачки стоков, 
п о ль зуя с ь  проведенными ниф е таблицам и  

мм Р, 2  з а п о лн и те  на чертеф ах сосптвел?  ̂

ствую щ ие переменные величине/, д ля  к о то 
р ы х  о ста вле н о/ лрям оуголеноки.
2. В  случае питания насосной станции все- 
душной линией предусмотреть повторное 
заземление нулевого провода

ш ш . (toSnutx Ьэм
вамализециоукая насосная с/псгнция 
пРЯОьШигжюстьМ35̂ 230̂ A\*Z а/ю/&.ммМ4&*т

777Ж -Г-М /Т/Н Ю

Общие даннв/s 
(лродолфение^

Лс/ТП. Лис/77 fcWGj

/вУУГ-О З  S

/сеттера ссср2Нк*&Ъл£Ч&'.ЫиРКУ1
СС<ГР&КОй£.**70ЯгХ?ОХа*АУ.ЧГ7р(Ъ.Г7



\ s

$ исклю чите t/qo/пеф  схем ы  подключения
электрооборудования. не относящ ийся к  при- 
п я то й  м ощ ности электродвигателя, 
б. /Ъ зрадотать проекты  внеш него эле к тр о - 
снобфения и  телеф онной свнэс/. 

д. Ре ш ить вопрос пцоедачи аварийных сигмхяэв 
о нарушении рефим а р а б о ты  насосной стан* 
ции на диспетчерской п у н к т,

6,3 случае питания насосной станции отпайкам и 
о т  воздушнбкс линий ddq/£206, для воэмафностире- 

базой вбооных овтом атс$на вводах 6  насосную  
станцию установить дополнительные рубильни
ки в  защищенном исполнении и  разрядника.

ГПип
насоса перекачка 

стоков

Электродвигатель насоса 
перекачки сююв (приводы Г 3)

Блок управления электродвигателем 
насоса перекачки стоков

Кабелектек-ТрО-JCurcf.
гелю

Автом ат 
ввода 

(м /, явг)

Ям- вер- ; чегр

Ш*}

Тр-р
тока
(Г„.7п)
(ЙсЗу

Рубильник
секцией-
не*й(рс)

f/хкатель ̂ 
(f>t Яг) /Пип

РГПАЛПЛРК/ПНП-
го

устройства

блок управления 
электродеигате- 
лем //{вытяфного 
Вентилятора) 
и s  (насоса еидро- . уплотнения)

ТЛип

11 Iff!

Ско
рость
вра
щения,
об//пин

/ПО,
ema/n

Л
К
ора.

П?ап

рвтома
Выклю
Г/лв..

тияеекск)
житель
-зяз)

/7sa
CM

хателе
...зл)

Ун У* ти п 7н
я

%.р;
я

ти п
реле

тепловое
Число
*и” ТЛип 7».

я
3»Р,
Я

Шкали
Я

!СОЭ<р
jp̂ UOТТ/ил

7*
J7 /Лип

7н,
J7 /77ип

1«*в *
&
г

1
по ГОС71/379-73

до введе
ния 

ГОСТ ТЛип Он.*.,
Я

нив
кб.мм

8фа- 6ф/* М //f fl i /ув/ J J /Ф-Э мг-с/-и 7tS /iso /&&_Ш 6 РВУ5/0/€вВ2£ JSO. лмкяи 7PH-2S Гб 3*4 #3/21/ /лл Л О 3 //>5W/ffJW У//о гОаОвОО ло/)
РВУЗ/О/-

-ОЗЛ2К ер

2LS
9*2

vv о//jo или 
O r в/Jia-cfФ/* £//j/-Cf (J7JU 4ф-9 тг-32-4 Ю 'iso C2JL /37.9 ояж/а-савг*мягяя so fa ПМЯ-2Н 7РН-гв во з*4 #3124

~JLL/bJ
ТОО

J.QO.
/ло

О-JOC
П-/ПГ.

KAs/5
JOO/к

ри/
рЗ/ /СО 03S3JJ

w
iO

С6(717Ж/
ШЭ59/0 ш2ЭЯ2Бы/з/-6 7/Ф.е яог-в/-4 J2— 2 2SQ /750 рб/в/а-.взвгл 4ПВО-ЗМ7_£0 ПЯЕ£Н 7PH-2S во в*4 #3/24 /ОО

/Сл/
/л/1 /Хлу*//уУсдз/ irvn ijrtrjv JjfQ //JQ С/Лк'Ч.ОЪХУ J>AEPr s/Jj -4ф -6 Рог-es-i/-EL. /iso д&6_S£3&Pp*S/0U!S8&. яз/е4 JOQSO . ЛЯЕ4£ ШЬ£п /р з*ю #3/34 РПЛ
/ОС/ C/vCO 

Л. 9/VрЛЛ/с ДЧ9
Ше$*\
Л̂глу

▼С/ с/Лу\У«у/С/ bOv CmL?
i/;a efl/У. /7  DP О

РбУЭЮ/-
-03Р2Л 6,4ЗГП5/36-6 902-622J jL.

ёШг 4г,/_
2£7г6рвмюызвея яз/гЧ too SO сяк 4/2 1Ш£о 4о 3*JO Я3/3 Ч 200

сею
алл

СЛгсл
20ОА дм

<?8ГУГ
рлл

'vtviT//
лд/е«

/'СУ
НО /1П CQ/J. 7/9/0 291»

^r/rsho-a ■3Ф-/2 Я32-7/-2 £ 2 - 594.7 /73/24 /ООJZL. пне 4я тм-бо 4о э» /в яз/з4 Р/У)
сСС/
ллл

СлсС/С
А9Д200/$ ОЧР

<£а2
2SO

UyCr&G/f- •tOfrcpf 
ft/Я CQ/J. LujOPPJ&r rrs/зь АФ-/3 902-722 -̂ 2_essQ 396.9 ов/зюьв&с. №24 /02. 60 ПЯВ 4/2 трл-ба до 3*'б яз/зч 2Ро

Н(А/
200

огсл,
о-гос safe #02 2GO

7PSSK
bftStSi

JLGL.
но U/3S9//- 43PS6 РВУЭТО/-

-СЗЯ2Л /6 к
*Для приводовЦа5  сменные нагревагпельные элементы тепловы х реле/рн-то соответственно  

Замените на 1 и & S  я. Указанна я замена производится на м есте м онтаф а.

ТЛ902- /- 44/19-JO
канализационная насоснар снктнциЯ ' лраМ/дителеносгьмзЭггзс/фк и налоронн/йбнга*г.ш НдОКУМ. Подл. Van/

2/им. Лист яиасд
ОтЯисл. ftoMOMrJDHtt 3Я.слы КсаелсК-.

ЕоемспА̂ Ж 7 - Общие донне/е 
(лродолфение)

граи сссн 1лсмл#*>лтрг*'*гюа/епЯ-геп /
П.№Ш Ш Рлиоканаллюсглг

/5У51~06 в

7. Указания по заказу комплектных устройств при
ведены на чертефе ЭО л и с т  3 0 .
Q  случае заказа ком плектного устройства как 
индивидуальною изделия Сс использованием альбо
ма vil) для привода 4  вы тяфного в е н ти ля то р а  при
н я т блок травления ти п а  PsystOY- 05#£Г (а вто 
м ат Он-р. е j.6я , пуска теле ЯМЕ -iff, реле тепловое  
ТРИ-/О //нэ.- /Я ), а для привода S  насоса гидроуп- 
л о т нения -  ти п а  Р б У  S/ОРОЗЯзи (автом ат (7н-р.г.1/Д, 
пускатель Л/ПЕ-Yff, реле тепловое ТРН-Ю  
О н э. *&5Я)-

ГПоблицо - У /
Выбор электрооборудования

бПоблицо к2
Максимальные расчетные нагрузка 

и расссад электроэнергии

Я.*
А *

1̂1i
$ ^

Росчет//б/е
нагрузки

1 ^II11
1'
1ц
I ]
1

ы
Ц \

l iell6t l
| |  ^ *

S'l1Л ̂

!l?4

IP<s;l

<сЛ
|!ь

7,6 S1/ 3/ /6 36 0,885 S3 /28.66
/0 62 35 /9 4о 0,885 6/ /SS.6
/3 7/ 4/ 2/ 4s 0,895 69 /66,06
/7 63 4з 24 s4 0,898 62 23/. 4/
22 96 S7 2д 63 0,9 97 284,61
30 122 71 36 79 0,9 1 /г/ 1 37/. 5S1
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:Г7

7-
2Г

СГ
&-
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л

1 ПТаименовиние
Обозначение
сортамент

Техническиезонные,
размеры I I

/раме-
t/анс/е

С и ловое ялек7Р0одорудодапие и  м а те р и а ль/,

ком плектуем ы е зы/сх34V/VOM7

3 1
Злех/продвсяут&ге асинхронный 
с кз. ротором M 2-£Z3 ( UffrjAt#

i г То Фе 202-77-7/ 22r&n;3S08

м
и

®

i 3 То she т г -г г -т / f̂ xBmrSSOB

/ ? Тоф е тле г-гн к Г'Зж&к-ЗЗОА

/ s То Фе Ш2-/2-2В т./квт»,*зш

/ G То Ф е //Щ8-/-53 k8m;~3808

3 7 7д gbs W77-2/-2 ЦЧквт, -S80B Hbt 
для 
Учета 
8сметеf & То фе. РОЛИ/-в %4*BM.~3308

/ 9 То Ф е м?л-/рч 7£Zt&tz~3SD3

/ to То ф е ЯОЯ-Н-Ч 9/2л&т?-Ж>8

3 // Вентиле еапорный /скчевдр
евм

*2208;

6 e Переключателе
шВерсалсный т& о г-

-C22S
Надпись

н32
i f3 То фс УП5Ч02- 

-с гг5
Подпись

нВЗ

1 M 7о Фе УЛЭЧОЧ-
-SS3V

без
надписи

i !5 7о фе упрчое-
-с з г г

Подпись
н гз

3 (6 То фе Ш5Ч06- 
-С 3/5

без
надписи

в /7 Пост оправления 
кнопочный /7262/2-

-853
Надписи

'Ллуг/.аеп'
rtw
/ /3 сродство комплектное, состоя, 

гцесез&х штабов управления г— _ . : i
XZt/77.
/ !9 Шкаф уровней 

комплектный
ШЭ59/2-
-оонг

KM
lossго Кабеле силовой до /кВ с  

ал/оминиевими фалами. Я88Г
аеч\ )гк.мм

KM
7f& 2) То фе, сеч. 3*Юкв. мм язв/
km
0X02022 То dee, сеч. 3*4+/*2Дк$.*м ЛВВ/
KM 
Щ723 То фе, сеч. £*4 кв мм М ВТ
KM■Щ5
Ш 24 Лабехв контрольные) с 

алюминиевыми Филами ЯГОЗГ
CC4&7*2.Sk8.MM

ЩaftS25 То фе, сеч./$хр,5квмм яяявг
KM
?t07025 То фе, сеч. /У*25*&мм w e a r
KM
0,03d21 То ф е , cev./o*2,SKS.M*} ж вал
kMUS±
о т & То фее, сеч. 7*2*5квмм якяег

С в о д н а я  с л & и и ф ц м у с ш я

1 § /Чаимемобание Обозначено̂  ’> 
сортамент

TexHuvooeejo \Осенние j 
раъмерье \1 1 '  1 ? '

Приме
чание Ч %

JL < 5
Наименование ^

7боэначзн(% ?< 
яргимент

'ехничеекче ft ъ данные, S S 
размерь/

Яре/лге-
чание

км
Ш 29 Аобзлв контрольны)с. 

алюмшаебынти Филами Ж ВВГ 3 3 Светилбник подвесной Ткзце7тат
сеч. 4*25*вмм ю 9 Сбетиленик подвесной / 

пыл&зс/щ ишенный -о/ &{сшнениеТ
КМ
□ 30 То Фе, бронированные) 

сеч. Ю*г.5кв.мм ЯКВВ& б 5 Светильник. Плафон • 
пыленепронииаемый

П///7-
2*/00

КМ
9fi05Э/ Тофе, смеднв/миФилами 

сеч./оя zs  кв.мм АЗАТ i  б Светильник p&woO перенос
ной с защитной сеткой и РвО-220

КМ
9.Ш032 Тофе, сеч. Ф*/Г5кв.мм near

шлонгодб/нт проводом
КМ
MVSаз

Провод аднофилбнбто 
сеч. В.Вквмм. плр-soo 3  7

ТЬмпа накаливания общего 
назначено а с исколем £-27 Г220-200

'-2200,
еоовт

/7рс/ме‘КГНи& & числителе Зх/ы длины кабелей лрингоиа
37JPjrmrryl8fjs/rrTV»T*>i'/ ас. *п.. ______

поста ю 8 /77о фе 6225-/05 -2SOJL
/ООВт----- — oks,/(yes70лал7, о ал^ '̂ОУпт'псннт'-

Лри моецносто /7; 22иЭОкВт 16 91 П7офе 6225-60
-2202,
608т

___________ и з д е л и я  с/ м а /п е р и с гугь /. t  fC
5 Лампа накаливание местного 
' оевгщенс/пс цоколем £27 /0036-60 ~368 

60Вт

к о м п ле к туе м ы е  подряда'ОКОМ
лк
в.о/ и

, Кабеле силовой до/кВ с
алюминиевыми Филами П88Г

3 /
/Городка клеммная на 
__ /Оклемм  ____________ уе я / сечЗМкв.мм

5 г То фе, на 2 0  клемм . 9& S
м
1.ш ,е-? ГПофв, сеч2*4квмм Я88Г

ю 3 С то й к а КЭ//5 км г 
7Ш tз Провод однофаленый 

3 сеч. Y*2,5кв. мм Р/73
го 4 7о Фе KU5J и з д е л и я  и  м а те р и а л ы ,
/00 5 Подвеска заклод/ая /cU/О к о м п ле к туе м ы е  по др яд читом
60 6 Полка К //6Г 3  i1 Кронштейн трубчаты й К9&1/
М
30 7 Триба стгкург&наЯ..

вЬдоеазопровЬднал
ГОС7

3RG2P7S
Диаметр
бРОмМ 3 tZ КЬрсбксисосВиштеи^ал 6B2S

Л7
90 8 То ф е го сг

3262-7S
Диаметр

ЗВмм t o ;3 Под&ес трубча ты й К980 6*6ЭОмн1
Л7
25 9 М еталлорикав Г&Ц-Х32 i  ‘'/ Профиле ню нтафнб/й каза
м
&_ ю Труба стальная  

веэдогазецоеуводная
ГОСТ3262-75
ЯН-20

Диаметр
£0мм ts iс  Выключателе клаСс/ианый 

? для откры той установп■j Шд02020
£SOe>
6 Л '

М
г ff Го  ф е

rOC732S2-7S
ЯН-/5

Диаметр
ТПмм 3  iS  Тофе, брызгаззщищеуяый’ ШС2620■ ~ ф

6 е Прсф илв монтафнекб /Г233 a  :
rf Розетка штепсельная двахл 
t лтосная для открытой аеганойсс',9 -3 6 6 0
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flcHotfocefo
КС/ОрРбТ
<Ppcjo5_

т
2333
Ш

ГЬто
Канализационная Юсосная crocus rpo^it*- 
ЗоТСЛЪНОСТХЮ Zy^b^fTOQ ‘  '

Г П  50J5-fW/75-50

tf цстпсрт̂ ч

0.e-*w ^ с т о с л -е с ^ л   ̂
пл>анцугх.<кк>£.г*.*е ytbPO&te* 
ТА*Л p u ifn w tj, qvxi(U ««J

jrw/-»

rW4TCYJ>̂ PO *\х/" « « г
Лч5с»Ь«^д* v^v*-r

А 5 У > Л ?  .О



vn
o

b
o

ts
 

n
p

cx
rt

rr
 

v
a

&
--

/-
W

/7
3

 
Jf

sr
cS

o
A

r 
V!

В CSCGAfir QJU?LttCtJ7tJ3Crt4<S<S 
ЭО ji< jc m J6

GUbf

77/

П оя сн ен и я :

Сточная ж идкость "*> приенного лотке/, при  
OTtpesTVty ЩОТобом Tp/n&opG/ npaoaoQur ЧСРСЗ 
ppu/emky, тжстивляя ttct ней напаттиз crcj ионные 
опросы. Очистка p*ujUQrtUJ or отбросов осущест
в л я е тс я  с помощью меоааничеаКик сраблин, 
дубья /сотцсхчсха, лрокофя ё прозорапа решетке^ 

Эргэсвсг/пь/ба/от £>л^Ьос4/ и  обрась/бс/ю т  
S приемной бункер.
Долее, опоросы постъ/пс/ют В загрузочный лоток. 
После сортировки вручную отбросы для измельчен 

ШЯ поступают В дробилку. Управление дробилкой 
ранное с помощью кнопки, установленной по 
Месту, fbu/emct имеет два вида управленир 
выбираемые избирателем СО У г ручное с 

помощью мъстнгмй кнопки G/c.u сгвтолыпичоа- 
лоо. Остановка двигателя решотки при засго- 
пори бон и и  граблинМ осуществляется репе 
Мсг/сималено ъа TOkar G  РР4.

При с/Вюмсгтичеокьм управление/ решетка вклю
чается В работу с  помощ ью  приборку ПЭ/7  

периодачески ни  Времяг необэсо&и/чос д ля  

о ч и с т к и  /э е и и е тк и  o r  /сс/нс/тги&ощионнь/ос. 
о тб р о со в  < П р и  э то м  чисто/х/ В к л ю ч е н и я  

я р о б л и н с /  pKJuuem ku го  t o се  Зсгвисиг и  o r  

Ko Au v q c t B u  р с лб Ь гп и /о щ u zn  к с г Н а г л и л с г ц и о м -  

HGtzz нониусов t г. e. п р и  mopes с то ч н о й  ж и д 
кости* П р и  p c/б о те . (9 6 У  Ос м с/сосов  Voc/o/o  

Включения гриблимст реит&гки убеличибеюг- 
с.я В <1 р и з  и.

При досп/зсснии жидкостью Версснего уровня G при
емном лотке, независимо or padorw прибора НЭП, 
грегблины работают Непрерывно.
Управление решеткой осуществляется репе РУН 
При этом скемс/ работает следующим образом: 
При ерабить/бамии реле РйГ Замыкающий 

с$ контакт Включает пускателе GJTT. решетки.
По истеченииё/ьек.САР^ня спадания пускоёого 

тока) размыкающийся с вндероккой Времени 

Контакт размыкается о питание катушки пус
кателя осуществляется по цепи его сотчопод- 
осёата. При Застопоривании граблини нагяшка 

пускателя м гновенно обссточиВается *̂ к.само- 

ПодхёаТ разрывается размыкающимся контак
том сробамёающего реле Максимального тока 
GPM. После, этъго по цепи несоответствия полу
чает питание реле GPPt с Выдержкой врсл/е- 
HU Становится На самоподоавот и одновремен
на отключает кат усику пус/шгеля GJ7, исклю
чая 3TUM Возможное то попытки ЛоВтарНОСа
пуска, после Застопоривания при повто
рении новой  ксмапЗщр на  Включение.

У с та в к а  в р е м е н и  р еле  & РЯ  з а в и с и т  о т  

Продолж ительности ком анду на  в к лю ч е н и е  

р е л е  Р У Г .

П о сле дую щ е е  Вклю чение гр а б е  л  е, Возм ож на  

После У с тр а н е н и я  а в а р и и  и  обссточиб ам ия  

а в а р и й н о го  р е л е  и зб и р а те ле м  G C /y.

Д р е н а т э*снв/<3 н а с о с  им еет <9Ва Вс/По 

Управления вибираелкуос избирателем 9UU. 
Ручное ( по месту) и  автоматическое.
J J Втомотическое. Упр а вле н и е  осущ ествляется  

& З а в и с и м о с ть  o r  У р о в н е й  В д р е н а ж н о м  

Приямке*

I /<е

OSoSHcrf Уаимано бани* 1тип Ъзспь/veevet/o 
Ъсr/**t«uo K-А /Орчнъч

У  MazxxAHusma
6 Элоктре&виготсль JЧ02гН-Ъ * 38Q*f e/soK'/MuH ’ 4

в Элсптровбигатсла )102ПГ-Ц 22 /*Sm, -•3003. 
4VSS оЛ/hv* * 4

9 Электродвигателе jч°л2-/гъ -380A; 
SB3o oS/huh 4

Комплекта* устройство. Шкоа* 4.2.
е л вем лю Чатлс  об тонотичесжио GrrsOSMT -2 ts n 4

ОбЧу/сЧ-
ъзлед

е л Пускателе могнагниа ПМЕ- Mf * 2 2 0 6 i
в л г Реле толпа бое ГРН - to Ун.'з -J.ZSP 4

(3/Т ПреЗозспамигсль ПРС-С-П Упл. Вст. - в л 1
е л Выключателе автомагия еокиО Я312Р Uh .p. ~s o & /

Р£УУЮ{
/3623

8 л Пускатель магнитимо ПЛЕ- 4v& *^2203 /
8 Р Т П?ле. тепловое магнитного луслолгля т р л - gd Унэ. = Ьа л 4

-8 П ПреОоослани геле. ПРС-G-n Jnn.Bcr.xG/f /

9 л
Выключателеобго мать/ чеснс/О JT/TSO-Зм? Un .p  s A jt 4

Р69&0Г-
ОЗЛЗХ/

- Ы Пускатель магнитный гтме-чн ~220S Г

9 Р Т Реле Тепловое ГРН- 40 Цн.Э i

9П Предоосрогмите/tC ГГРС-G-fT Цлл. бет- G/f 4
е р я Реле Времени P3H22-322J ~ss% A/ j ' $ Z * e /

GPM роле максимального тока pr-4a//a Zfcp * 4ktCotJ XOfJaArrc /HcpD nepeqnt* я%пт̂ 9а/ИтЛ /

КомплсЬтпос устройство. Ш/саоо 3
л з ПреЭоуорся Hurcjiс ПРС-G-n

f7POG-n

*Jn л. баг. -  &Л /

2nu.ns Прсрооореялиг^пе Unjr. BeT *Gjf

КЭП
Командный ул*кгропн*€ма n/Yeckui) npudTop пэгиеу

~/г7& иа/гэа. цеп»й. Monj>epv*~$Joo»P+*m• Ч Л&па ч/гоС2 ь//п.

ГР
Гранссрермогор
ПОНитсолосции Л5СЗ-44

</Спз
*22t?/s-/30 /

р к н Ч Пхекотель магнитный. ПНП-Т4/ ~W 6, S $ .2p 4

Р У Г Реле времени рапгг-вг 4

П а ст управления реш еткой П У Л

G U k f ПереключателеУ ни бероальный yttSboQCSL Kopovc*. H23 4

G K Пост УлраВлемизтННОПОЧНАЛУ пкле/г-лу- /кудлисА„пусксги>щ 4

П о  н е с т у

90S/ Переключателе
УниВеростльныи tosfoiGF*> гНаУпись Н2Ъ 4

8 6
Пост Управлениикнопочный ?/r£Sn-2X5 /гЬдлсс&„ПУск*,сгап 4

U5*Лист. К took ум.
Пробел Ни Я ЯК
*клын- Лс<хтн
QmRtien.
Ot.omu.
Н м т

ПомллесЬ

Фролов А / -4

Т П  QQSrP/ ф З - Э О
Канализационная насосная станция 
Проиь&сдителбностыь 3S-$2Xl*7Y9c июгкфон /Т^Чвм

Лиг*

___ _ ____ _̂________  Гос'сгРоО ссор
ПринципucfjrGHUC 'упрсКлсниХаслЁо<МлналноопрссясТ 
pcw rboO . OfioSOAkoO и <Jfxs~ Oxrpi**Zc**n/
НОЖНОМ H<*OOCort(o£Off\cimsej ррЭоМзма Пп/е* cKSMaT

JlucTrt лист**
iO

i s s j r - o e  а
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О
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Л р и ё о д  /О  зодёс/э/сН -/ мсу п о д х о д я щ е ю

~ а а о £

s c & jr jr е/гго/>е
/о Р/сн

Ю-35
Южо о -

3  . j o u y  /ОКО
юкео л . - х г  ASc°*xr,o.3 %  /о»

to  р а  у  I

S схеме 30Аиел,&\
/0*3

/о-З/
to nСЬтСН

CjUJTCL

/орГfbTf-f

111 ! *  <i
j  i i /о у  i

| s [ ' | J  U /ikT S F

P7f

бсхене ЭОЛисгШ l
/043 CP

Р е л е
контроля
Напряжена?
ЗадЛтоккст
огКритС

il иСSs
i, и 1

V

ч

h$Р1i1) ч11$*01
Задбс/йнАо 
ЗоАритат

Л / / Ю

Д иа грам м а  зам&ками* понтаАтоё a o h c v /tujc 3  СКСАТУ OUr/fCfJ7U3<yC4 и  и
SO лист —/$

|(7&вЛ9чс/тис
Ptf I/кможени* ормотурь/ ПстЗ/гяуениб
fU>*fЗо/ритст я ж * Открою ЦЛгжи

/
отключение при открытии

кво
г сигнал и Зоц с4я открытия
1 Не испоАсзуагся

Ка/ г Блокировка при Закрытии

Hes
i Не. используется
г № ислоразуется

*ез 1 отключение при Закжяаглпии
г —

сигнализацияяак/оытпия̂
agK Bk-ffottrokr з а м к н у т ^/ToMfokT разомАнят

ЮАКН
~ V S —

Я*}

•Tot

Диаграмме/ зс/мс/ксшия конга ПгсХ 
Ъ/ M v G c p a c / я с н о г о  а е / х е л т у г / о у с у г а я я  

,,/Ot/U*

| !/П. &3/2-CSG

pH
^ 5

HPкон/
ПоложениеРУКоЯТКи
Ябм о*±15.- V »

л п л т?2Lп_7Т_ESX ± £ К X
*л 3.±

m Sс X ►1̂
3 52? 78\

Дисг/уэегмма З о  м ыкания к о н то А го В  вы клю чателя Односторонней  
MUcprU предельного м ом ента ЗыдбЬокЛи л//О

ЙкУЯС
Чени с

н н
Колз

Рояосшсомие о р н а / у р и / / Ь з н а и е н и е
Ь у е Ъ и//орпгялонал З о к н и н и В а -н и е

в м з / О т к л ю ч е н и е  при 
З а к р ы т и и

2 Н о  с/сп о лс  з  у о п ? л

'-fonrokr з*змА*ут %=*-/Со**гоНг разомкнут

*  /СоНТа&Г Ш  идлояьжуштоя

К о н т а к т ы  /соне у н  и х  £ ы  с л ю  у о  г с / т с

О з о З р а ж а н с /  в  п р о г / с э т с н ю у п о п  
П о л о ж е н и и  з а д в и ж к и .

П о я с н е н и я
OadGuotcko мог Подбодягецем Коллекторе мососноО с/схуц^  устхг-
НоВлена для ПреКрсжицшнчж /7cobw овум ^  >п^оел/ С cvr>yo« ofir. 
ручного nepeno/ttmm/K приемного /хяхрСго/осж и зогоп/тениж накпсмъО
С/оагц(д /. Она» имеет gBct Вид о> упрсхСк&кс/я, &t3v/a96vc/e 
иэдирагелем 70 C/Si ̂ дсгстомциомное * С“ /гомосц+/о кмсшАч Ю /Г.
С комплектного устроисяба и и оСюмотиу е с л о е '/
П р и  автоматическом управлении 6 случае переполнения 
Приемного раусрВуора ( загнетАостся Комтокт S"C миге уроб-
Мя P S S )  и Затоплении масосноО станции бЗамаАоогся контакт 
{Ch //реле уро&НЯ Р У /J Задбиыска ЗахретВоеТеЯ щ 
После. отАач/Ьи сТокоВ из приемного резерВуорабмыгтаАты 

</ //-/22 р о ле  уробня PyS~ £ с&бросцатотся 6 исходное  
полож ение) зодВ иж А а с пом ощ ью  р е ле  бремени TOPS 
Частично открывается. величина приоткре/птя уадВискки  
(продолжительности Временного импулехху /сонтыкто реле ЮРА) 
Определяется б  процессе эксплуатации. таким  образом. 
Тюбы обеспечить Приток с  точной Ж идкости  б количеет€ег
раВноМ  п р о и з в о д и те ль н о с ти  одного к а н а ли за ц и о н н о го  
/rococo:

&  Случае за то п ле н и я  мскизаутс* автом ати ческой  
п р и о Тгр ь/п /е  зсгОВаэлски Возм ож но только п ри  с н я ти и  

Sjmkijpo&KAJ (ко/fm k r р<глк РЭЗЗ<г**/еотп&),

О бозна
чен и е Н а и н е  н о  б а н и  с . /77и  гг

В т е э с н и ч е о к ы е
д а н н ы е . А»а .

П р и м е • I 
Ч ан и е  I

У  н е х а н и з м а

/ О Э м к т р а Н б и г а  т е л а 1 0 Л С 2 ’21А
/ ,3квл7; ~  3 Q Q A ' 

/ 3 S O  ° * / н и м Z
*Сапг*скГАго I
Z npjCo3»r* I 
87БС2Е I3od(vx«Av I
30y$06sp I 
c fy  Voo I

ТокЩ ёЩ

/ОЛАЗ Ь а к л то ч а ге л ь  п у гс б о б в л - 4 1

/ о & м з
З и к л / о ч и те л с  н у * р Ш  
п р ед ел а  н о т  н о н т н Т а М / 7 -/ — /

К о м п л е к т н о е  У с т р о с у с т б о . б б / к о м / р & ._____ Г

4 о л

О Ь / к ттю ч о ге л а
а в т о м а т и ч е с к и й X flS O - З н т С/н р  • JG J7 f

РБЧ ЗЧ О Н

O ik e / t
{ о е т о н

П у с к а т е л ь  м а г н и т н ы  б 777*1 Е  1/3 ю  2 & O Q Z

/ О Р Г Р е п е  т е п / г о б о е Г А Н -/ 0 Т н . э . ^ & г i

ю п П р е д о с к р а н и Т е л е /7РС-6-/7 7 п а . Во т , * g /t /!

П у е А х я те л а  м а г н и т н ы й /7 М Б  Н / ~ 2 2 0 в  S i .  2 р У

/О Р А Н е л е  б р е м е н и Р6П22-32&
'* 2 e o a ,f} ,i/ * i V е,  

/ г .  / п  м е н /

/ О О Н

/ 7 & р а к  л  т о  йот т е л е . 
У м и б т р с с т  Л С Н Ы (5 4/753IZ'С Р6 С сб ап анобрукояткой /

кЖ ц /ок fa o n A a  у я р о / б л е н и я К Б -0 / / У З О с п . / 2

/ о к е к н о п к а  У п р а в л е н и я H E - O f/УЗ О с п . 2 /

i o j j o 1 к » м п а  с и г н а л ь н а я С О . -3
* ч ъ £ о а

/Гроанеги колосгчеС /

/ о л з Л а м п а  с и г н а л ь н а я с с - 3
* ч г г<2.с>&

•кАСны б к о л п а ч о к /

г л  goz-t-w №-эо
Канализационная насосная станция пюилйо 
dt/ТельноЪтыо 3&~23Рм*/*х: и напором Н±Убм

СосемU электрическая
принии, \ > '*/>pcjC**~*A>
Задйиж код н а  подбодя- 
ецен ко а лекторе

&9Я-0&

pum tjruemj Лчсти
н

га с а тр о о  ссеп  
СоаоЗ £ одаКоАгалМиоЛРсх*.} CK*9pakt>b<sJcj4\} 
Зодоконоягроект



~ЗбО £

■вг-

Г 7 р и & о З  -/S

/v 2  0 ,0 3  Я

“1 Лs

? 11
<0 H

4<5 Л
4»

0 J

Ц
0t s
ft fto
S

1

d

! !
1

1 4

Vi ft*
*t

u

1
1

0

*
V
Ь

ftо

>V)

и

t t

1
1 b
>

J
1

у

1
?

4“ I Ii
3̂

fti i t
1 l 4
§ К
ft
s

V)
ft
I

ft)

<s $ §
$ |

1

I 4



Та
п

о
&

о
с

и
 

9
0

&
-J

-4
4

/7
3

__
__

__
__

__
__

__
C

P
jr

G
Z

o
M

 V
I

В  c s c e A t y  с а л л о ^ о ^ « / с /

Э О  Trcscrv? ft)

Д ц Я Гр П М Р Н З Г  ’SGfM GtfettfUJI КОПГХЭГкТоС у н й / б о р CC7/?tS -
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V fT S b fS -jr/Э j
ага/
cer-

HH
XOH
№tt
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П о р а н ен и я :

Д л я  егтне/зс бснгуагснобок & ~f и  f t -Y  а р е ^ у -

с м о т р и  t o е т с я  </£сг £ с *Я г  у п р а в л е н и я г  бегскирс/^лкпе  

</'&5<Jfx?Tt?jrx/4<j’ /£ С /У  и  УС7С/У: дист анционное

г/ НССГПМОС,

Д ист анционное* у  яра блан и  е с>сусцосг<»у^!ага.л 

с  помосцрто AV7/oyot5 1'ftzy, tG. try и  с  хс*глла/£Г/го-

/■О ^С/}©С*УСЛ5о, ЛГ<?0/7/ое С /7fVrOa^WO U^duporUj/CU  

yiU^ff -VSCjy Ц -fS Cf У, УсТОНС>б7Тен/Н*1ЕЕ. У  бетг>ОЛУ/г,ороС, 

П р и  gUCTOHiJ и  о  АГА* О А/ Упр^г&л&гис/ С?УЛ йс/f/n Uj??rzpo& 

УСГПОНобЪи & -/  ПСХ} СрУС/ЧОюрСНО сгбнн*/аАг/иУса*=.ос 

&pj?/o'/*sufue -/иег<г/о5/)»о?в б<э///г>илтягтори /^с/ су̂ о -

pO& tiOM  ОГ/СЛНУТОнии yOOcXoyOrOi

У5<7 cjryva<3 лрогпко& р& пяппога  U<TУe j  //оистнсуу/ 

Н оп ря схссни у п р ед у см о т р ен  ^  и  nr о  з а  пуск o6u*coS* 
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‘'Комплектное устройство. Шкаф н2 
ДКввБ t («3x2,3)

Л багатель избиратель
вентиляторе̂  управлений

tduy

Кнопка  
Управлений 

/3 К

" I  1 и  I___ .
я
tтч
1 £ * ь* 
i 5 5 5

К *>
а

. ..L.JJLJLJ
I
.1

^Комплектное Устройство Шкаф н (
Я  К 63 Г  1 (7X2J)

Примечание

Данный ли ст рассматривать совместна с ЭО ли с т 17, 18, 19, 20

Двигатель 
вентилятора 

0,9В Л 
Н

избирателе
Управлений

11U9

Двигатель 
вентилятора 

О, 98 Л  
tz

избиратель
Управления

12 U9

Двигатель
вентилятора

3 5 Л

_L£li

Р>£)
® О3

^2)

$

z n Т 1
V
l i

*
£ 5 '

ч N  «»  

ч V. v .

I— I 1 1 1 г

Т 1 W
t  о ]
* *: 5

2 '7*1”?\l CNl *\» %< ч VV Ч
_ и 1— ш

^Комплектное устройство. Шкаф н (  
ЛКВВГ ((7x2,5)

& бигатель избиратель
Вентилятора управления

14 иу
р ш ~ Ъ  Щ х  

г ® о

Комплектное устройство. Шкаф н4 
ЛКЬЬГ i (7x2,5)

' Комплектное устройства Шкаф ы2 
ЯК Ввг 1(7яг,53

Кнопка 
управления 

(4К

14КК

— Iй"п 1 с Ы г -
<0
о Ъ 1", 

t  t t
ч.
?
*

■ J - U J L T ^

Двигатель
вентилятора

Ц83Я
избиратель  

Управления 
4 и у

* р Ь Ф  Q  © Ц - ,  

™ © О ©

6)
_Комплектное Устройства. Шкаф н 1* 

ДКВВГ ((7x2,S)

Кнопка
Управления

4К

Комплектное устроистбо. Шкаф н / 
ДКввГ ((7*2,5)

777 э о г - М / т э  - s o
Канализационная насосная станция произбооц- 
тельностьнг 35*230м*)/ос и  напором 7 (̂ 4$мJiH IiKm £ .y g * g t t . (iQQnua io ta

ПроЬер. ftи ш ___ Л и т . Л и с т /исюЬ
Uc ПОЛИ. Педан Jfe fc "

2 2Пономарев a Helm* p

/>. COOL Kasapof-- Схема подключения 
электраобор ядов амия 

(о к он ча н и е )

Госстрой С'ССР
Чачогд Фролов азюз&одослнлшиптк!

ХарьсобскиО _ 
ВОЛаКАНЛЛЛРОЕКТУ

№ 5 f-0 5  25
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j.. Настоящий чертеф выполнен на основании сряигелене/ос. 
технолоеическиос и сантехнических чер7ВргО проекта.

2. Условные обозначения выполнены по ПйС72*73 4-72.
3 , Кабели 6 кабелвнон? канале а по стенам прокла

дываются на конструкциях, одиночные кабели• по  
стенам  с креплением скобками, по попу -  в  п/рубаас,

1}% Трубы для прокладки кабелей в  полу учтены  и  
привязана 8 строи/пеленой части прое кта ,

5 , Кнопки управления и переключатели установите  
на высоте 1.2лт, клеммные коробки - О.Зм,

6 , Схем а подклю чения электрооборудования
ЭО листы  /7.~ 2 2 .

Р а з р е з  2 -2

J  4*о 75
$ * Л

Наименование
Ш&чскем£
сорттогменг

Технические&унныех
размер

Gfftn,
MtfC
со

Приме
чание

3 i Постаправления насосом Ш НтЗПУ//
/то ч е р т. 

РО к и с т  2 5
1 г Пост управления решеткой ПУР По черт, 

ЭО'ли cm 25
\

20 3 С то й к а К  1/S/

80 if П олка /Г 116/

ю 5 С то й к а ic e is i
юо в Подвеска закладная к  a il

I

5* 7 Яt/см а/ асбестоцементные 
плоские racrmv-7-i ’Толщина

РОмм

См ЭЯластф ТП 3 0 2 -М ф э -зр
канализационная насосная станция 

произ8сди7ельнос7ью35?230*/(ск итпояом Ф ъ н
wm.

ПланрасполофенаЯ 
электрооборудования. 
Ру^кпаЭка кабелей

лист
23

.КсюЛ

>S$St-Off 26
(налги



Лъд

7a>QfC c o Праослх/ц через /Сабель

S/t>Vcrjrc> /Конец

Трубе/ ЯЩо /7о проект у Тролсокемо
Л»А.

л »
X *про
*"?мм

&*<*'HCtf
м

HUnpt>-
79>C
неге

Марки
напря
ж ение

Колем.Число
сеуетп

Клина
*TO%

M
» !YQW* 1 •W9C

Кто/лл>.жхаVee%̂
4A
АЛ?
н

____________ /К а б е л и  Силоббт е с9о /О O OВвс*=? p /-j cm /Сон/TJTG te/ное
SCrpocsarCo. и/лхнр/f f c m I— 1 c n

С г G&cy&MS. <XT*7
« — 3

/CoMnneJbmHoe 
ycrpcKjorBo. СС/яа<рнЧ С П с и С П/Томна уел? -  

роОсГбО. 6С/ЛГСХ50 ,W Эле1Ьгро&ёигогелъ У 50 s лввг п 39
* U/кофз г 50 s ЛВ&Р и з 37
*-----Шлотрп на. . з 50 5 лввг 1— 1 20

----------- г---------- 3 50 A я&вг ЗХА7 2/
~ ” """—1 1 Л//ТО9 0  /V У

ЩигоХ рсеЪо'Н'го
afCeccfCHt/sr ЩоР 3£ 3 л в в г JXYVxSS rss

-----— --------0/*ocjaH Ч k/orak. сгёсгрюОного ссвесцениу сцоя 3Z 3 лввг 3*ГЧ*2£ is

^ ___ /К а б е л и  /сам гпр а л ЗЛ/ 6 te

J *3

Комплектное устройства 
LUaxk/q jtf.

/Сомплс/хгное усуроО- 
G/-&o, Шнх/ср нЗ ЛХ6&Г 19*7,s / 0

/Тссг управления /ттур SO / яквел /4x2^ a  s
-------------- и -----------— ■— *■■■ ■ —ПУЙ 50 a Л кв ел i9*2,S rs

/0 4 ^

J3S

Помп л еЛЛ7ГСХ5. УСУТ7-
рсйсГСо. tc/kexp /у/ А/енн на я поро&ло 4к* за лкввп 7X2,5 / 3

ТГленмная коро&а//** 32 3 ЛА63Г 7*2,S 28

/о у
■ ■ -  - ■ ■■ о ■■ -- ------------„---------- /Зкк 32 3 яс&вг 7*2,5 23

/\ОТЧГ>Л (ЭРТное* UOm-
рскУотбо. сс/каср л/<2

/СонплсЛгггое bxzrpoO * 
с.г&ск и/каср нЗ Лквьп 37X2S 8

JOQ^

_ifo

- - ■ ■■■ ...t/------------ • Ct/KQqo Уроёнаи ЛАВВГ 7X2,S 13

Рост Упраёленс/я BOTH 50 / ЛАзег /4x2,5 32

/кнопка упраблемих 8Т 32 2 Л а вел 4*25 3t

J r ^ Кленнпая торс&кпЭкк 32 / лкввг 7*2.5 i /7

_/<S

/Пг* з а У ЛА&ев /лу9,е 1— 1

------------п--------- /Stk 32 3 Л А ВВП 7*2,s 24

ft/лот» //3 Шпаер уровней ЛАВЫ 37x2,5 ' /1

lUHOtp н у Клеммная /copot/oSu: so / ЛАВВГ f0*2,5 28
JtG —--------- « ---------- бкк

— 32 3 ЛАВВП 7*2Л 20
Sr 7 Лан/7/тб/Ьгно* уетрой- CV6tt «/AOf» Л  у /ТобГУпрсг8ления 2ПУН SD f ЛАВВГ /4x2,s 23

J fS
f/9
/го

Клеммная/соро&хг /2т< 32 3 ЛАВВГ 7X2,5 3/ —
Рост Управления f/ty/f Рем типе. /Q£ 32 7 МВВГ 4T.2,S 6___

--------------- *-------- З^у// ---------- „----------- gCQ 32 7 ЯАвег 4*2%s 8

/7 A U M O  устная?
/. //отрезку кстбелеб произ& есги по /тести.
2. /Кабели л/s/ SO/t /07, /44  п р и  МОЩНОСТИ Э/ГСКГро$&<ЛГателес/ 

Н а с о с о б  7, S ' / О и / З к З т  н е  п р о к п а ^ е /б а та та я .
5. 8  сборке к о б е л еб  б  числителе ^  рлинег лсгбепес/

п р и  м о щ н о с т и  э л е / а т р а Э ё а г к а т е л е б  7 ,3  ‘ / О и  / 3  н З л у

g  З н а м е н а т е л е  —п р и  м о щ н о с т и  /7 /  2 2  и  З О /сЗ т

Н Е
Д ососу /проходы через /К абеле

Норки
ооёка
K<ySe-
лр

7pySdf %Чир Ра лро&кгпУ Ъ’риожемо

Н ачало X- ' Конец j
(■
пор iKU- А>оС- 1 
tea у

Ход > 
*н

%ли-,
Л*У J 
л»' /

ки 7
ipo- * 
ЪУС : ыае

горла А Чапря-
*OS/rt/r *с

олич. , Число Ь жил ,
evawt

7JUMT *
'/0 % l
M *

v»f* V 

W» О

rot

eve 'ГСЛ

Тли*4M

12{ Пост управления ЗЛУН Зентилс Зев 32 7 тввг *>«2.5 а
/22 Клеммная коротка 4/ск ЭлсКтро&ёигатстгб. А 3Z А ЛАВВГ \US.S 5

/23 1/з5ирогел& УпраСл/шу 32 4 ЛАВВГ -HZS 5

1&ь Клеммная Kcfc&ka SAK Элсктрос/ёиги7сут& S SO 4 ЛАВВГ 4xS,s 7
/ 2S избирателе Упр. ВМУ 23 2 71/ГВВГ 7X2,5 3

/Зб Клсммнст Kqpo&ka Экк ЭлсЛгро&Аигагело 9 32 3 т ввг 4/2,5 5

/27 Избирателе упраёл. 9НУ 29 2 ЛАВВГ 4/2,S 3

/38 ---------- -----------/ОХА ЭлсРтроЗСага тел в УО 09 3 КВВГ 4//.S *
/23 Конечные бь/клн>чог*ли 29 3 лввг m is 4
/30 Включателе нусрт/ОВн̂ 29 3 КВВГ 4 / is 4

/3/ ----------- ,----------i/AK Элекгро&бипогело / / 32 S ЛАВВГ 4*Z,S 8

/32 избирателе, у проб*. П№ 2Э 2 лхавг 4 «3S a

/33 -----------1*------ 1&КК Элекгро&бигсгтело /2 32 * ЛАВВГ ❖  x2,5 7
/34 избирателе упр. /£//У гэ 2 ЛАвап •>X25 3

/35 *----------/3/0; ЭлсЬгро&биготеле /3 32 3 ЛАВВГ 4X2,5 8

/36 избирателе упраё./3№> 29 2 ЛАВВГ 4xZS 3

/37
Комплектное, устрой- 
ство. Шкаср л  f /Кнопка Упраёл./ЗК 32 2 ЛАВВГ 4*2,5 23

/за К лены на я /ссра£ко/4ъ ЭлсЬгро&6*»гатетте /4__. ._ 32 3 ЛХАЯГ- 4 *2.1
i 7

/39 избирателе упр. /4/ТУf 29 2 лкввт' 4x2,5 3
/Ао -----------1 /Кнопка Улр. /4 К 32 3 ЛАВВГ* 4*2,5> /s

sA i , /SU Электро&ёигателе /S 32 7/ ЛАВВГ► 4x%£5 S

P z избирателе, Упр. •/5КЬ9 29 2 ЛАВВГ* 4 * Z ‘7 3

/Аз Лосгупраёления ЛУР' Электродвигателе 6 SC> 6 ЯАВВ!' 4 * и 5 ‘ 8
щ Комплектной 

Устройство. Шкоср н /
Комплектное, устрой 
Cm£o. UJkcxp Л  Ч ЛАВВ/- 7x2,i7 //

/AS
, КАСНМНСНГ КараБХс 

Ч А.К /Кнопка Упр. б/К 32? 2 ЛАВВГ* 4*2,i? s

□ Шха<р уроёнеЗ Диспетчерский flytthГ с = □ □

C ^ o o V t o *  /fOcT<S j r c . 6

p e e r
□  л*£. мм -  &5м 

Зх/о л £  мм -2 Sm  
3*4+ /*2&л6.мм-35М

лк ваг
3 7 * 2 ,S k & .M M  ~  & 5 н
/9kz,S*&.mm  -  2о 

* 3 0 п
/4*2,Sk8.m m  -  70м

J T / Х В в Г

7* ~ fc/O и
4х 3 SH6.MM -/ 7SM

j /k &b s

к веп
/0*  fi& n t. Мм ~ ч5>/ 

^X  f,Sfi£.MM. -  /Олт

ТО **# кЪ„н -за м  ,o*z,s«Z .M M - 1 U

iJOv Л*У
fJpoSep
Ос л о я у

Омбиеп

Jfdof&M.

Гл слеп.

V3/9S3

'т *
/Гедан _ 
Ясноно*

9>oos*>i

ПоЭп.
Ж 55

Z H :

Jh/b

Г П  90S. , + Ц ф - Э О

Кама/тизаиоомнар насосная станция Apoajfe 
дитсленосГЪт 3S-$230"J/Ycrc и  напором IHV8n

A a d e n G H G t u
Ж у р н а л

Л и т  jrtxs/ц Листа/.

& ч
fbCQTpoO СССР 
£p*>j£cobto/*3rfArvt//J**e*/ 

OCcrpc ко  £одзо 6 
&о&о/сона/)Г>Р оггсГ

mST-DS г ?
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/
\ Размет*# этберстий 

длл креплений *сп\:п.р*гции 
fif 1*10 Примечания

IJ .

Таблица замени букВеннаго обозначения приЪороВ 
и я/сил на цифробое В аппаратах* а клеммнике
"̂ обозначение 

^^aocmO 
У приВода'

{ПУН г пун ВРУН

s У 2 5

ж 153 755 767

ПЗР

И

i  По данному чертез/су изготоВить 4 поста.
2. Спецификация аппаратуры а  материалов дана 

для 4 постоВ.
В. На Кнопочном посту управления и универсальном 

переключателе нанести масляной краской марки- 
роВку согласно схеме соединений\ на клеммной 
коробке —номер поста местного Управления.

4. Разметка атВерстий дана для крепления кон
струкции дюбелями и дюбель -  Винтами.

В По чертежу соединений поста МУН (2ЛУН,3 ПУН) 
Выполнить: с$ м онто Ж 3 постов

б) нумерацию В обозначениях аппаратов 
и клеммника В В саатВетс/пВио с таблицей

1 1
и 0 1ИаименоВан ut tтбозначение, ' 

Узртамент
технические \ банные, размеры \||>Примеч.

J
д Переключатель mm-csts к

1
р>* /7Х73 е
Ш.Л№

/ универсальный №Ч0$-С322 tytfnaund
ЛУР

4 г Паст управления кнопочный ПСЕ 212-255
4 3 Коробка клеммная 9 6/т
4 4 Конструкция паста см. б а 

Лист 264 S Патрубок
* $ Патрубок
В 7 Мурта переходная WCTS3S7-7S 20*/5
8 8 Контргайка ГОСТ8961-75 IS

4 3 Угольник ЛрЯМой JVCT394б- 75 20
9 Ю Ниппель СмУОлиаВВ
2$ 11 Б о т  ГОСТ 7736-70* МВ >25
2В а гайке/ ГОСТ S3/S-70* МВ
28 / з Шайба ГОСТ И37/-ее? $
12 м Б о т  roar 179&-70* MS А 26
11 /5 Гайка ГОСТ 59/S-70* MS
12 /6 Шайба гост /п?/-б&* S
М
30 п Правой с алюминиевой 

хеилой ЯПР 1>2,S

п тл ь ттп Ш к Ш Ж Ш ш

ТП  902-+М /1Э-Э0  
■ КйМЛ0*Щио2ца/> насосном .
/tycoj/o&affwocwo 35*330 а мсшром_ I———

S t r  a  "tR&srwStatMg
\JS  ____

ГоескрИи cCcp 
'сгсзш-кысомфР**%VbKOL-xuJ * ВоЗокНнихпроемп̂



Л о з .  S  С с * . Э 0 Ж Г С Г 2 5 }  /7 0 3 . 6  Сем. Э О / а е т  2 &
"  тгтк---------------------------------- '

П о з ,  / 2  fc r t .J O jrv c / > f2 £ )

М  / :/

i
k 1

tiau поноВом*-* е
О(зоз*1ачъни*
сорггняменг

ТеэслсыссЛяк. 
QcttfH&C. 
p e r ери

/Joc/лт е- 
уолге/е

2 / /7ро<Л>ил& ftOHrctV*CM€IO К23& а л  SO

3 2 Просри JTG. МОНГО&СМЫС* К 238 о. 4&k

2 3 ftojtoao монгоэкноя К  YOG 0 -420

Ч ч
rpyScr £e>&orcr* ->г>ро €г*Э/ссгя
г  г о с  г  32&г-7э . л н г о o M o

/ S
Та ySo вода г о л о л р р б  0 5 » /го* 
^  Г О С Т  3 2 G 2 -7 S ЛН  YS 0.350

/ 6
Грубег goOorcr3ofiaoGcgnojt
Г  г о с т  3 Z G Z .-7 S Л И  2 0 0 .0  4 о

inn
IJpj
0/77. /JOHQfiOpd
U0/70 ЛЙ Пер а и
Ра. спей tfoiaooh
Няч&%

1
ФролоА

Т П  9 Q & ~ t 4 ‘i f r 9 -  Э О
tetuc/jruaanuoHH&sr нас.сенату стомция P fw ik e - 
випмттсслю iS iZ jO 'f'/aC  и напорем //-У8м

J7U /TJ 1 JT U C lrr)

| г 6

p o e m  y n p c f B j r s s t u j r .  
К о н с т р у к ц и я  и  

q & jn < = >  л  и

Г о с с т р о й  ссс*>
ЗсюзбодоАог*>11**й1*осх7 

^ )a o «A o ^ a a iy ^  
S c ^ o T c tn o y b rtfi CKS ЛГ Г

7 5 9 9 / -0 9  2 9





План нао/nrt. - 4.700 tfssooj

л  Условные обозначения на плане вь/полненв/ no ГОСт275#-Х2. 6Ьювнв/е обозначения, нс вЬшедЬиие 
$ /о с т приведена/ на ч е р те ф е  SOл а с т 27

2. В скобках даны отметка уровней для насосной станции с глубиной галоЖения ладводящего 
Коллектора &5и 7,0 к

3. Напряжение сети освещения: общего ~2208; переносного рем онтного ~368.
4 Схем у распределительной сети см. ЭО пост S .
3.2рулловУю осветителонню сете выполните кабелем ЯдЗКоткр&то по стенам и  перекрестиям с 

креплением скобами.
6. Д ля  Заявления ялеменюв злектрообррядовашя используется рабочий нулевой провод с е ти .
7. Светильники и розетки, отмененное знаком*установите лсд  площ адкой.
Q. Показатели осветительной остановки: освещаемая площадь /д7мг.

Установленная мсщноств освещения ; рабочего 1,73хвг;
авариОного^7бквг; 
число светилвников 2 /ш/п

В е до м о сть  оборудования и  оснобнв/ос м а те р и а ло в

N
/777. Н а и м е н о ва н и е

Тир ;  ̂
м а р ка  'J

~д. 
ЗЛ! /\Ьл-бс

У Я ш и к  с  понижающим трансфцомслор. <п п -а гф з iU7 /

г Щ иток осветительный групповой ОШ-6 Ш? г

Светильника для  подвозки н а  крю к:

3 до 2 0 0 8 т "Лацегта* <Ш7 3

Светильники Оля монтаЖа на 7раби з/ч :

4 до 6 0 &7 НСП02*60 ШТ 10

Светильники для установка напо/опокстем.

3 £*Ю Обт лнл& ю о OJ7 &

Кобеле 0,66 к в  с  алюминиевыми Жилами.

6 сеч.З^кв.мм; л з в г М 10

7 сеч.2 *4квмм т в г М 130

ПроводО'Здкв с  алюминиевой Ж илой

3 сеч. /л£3кв.мм лп & м г о

Л К ро нш тей н т р у б ч а т ы й K9&Q

Х 9 3 6

Ш7 3

ю К о р о б ка  с о е ди н и те ль н а я ШТ о
11 Подвес тр у б ч а ты й  L -б З О м м /С980 Шт■ ГО

/<2 П р о ф и ле  м о н та ф н ь /й К23& Ш7 1

13 Выключатель /гтктвашнаОЯддВ. 6Р  Оля сткре/тоО устанобки № 02030 шт' 1S
Й ГП о Же> бр&зеозащ ищ еннь/О ииэ-огвге7 илг 3
13 Розетка штепсельная двухполюсная звзуа 

для открытой остановки
с
'  У -86-РО ап' 2

16 ГП о  Же, бре/эгаэсгщошенная у-ве-рв ееп' 2

17 Труба 6одогоэол7>оводная,сь*2 0 л?м и м -го КА\~т" 0.027
1£\ С та л е  полосовая, сеч 4о* 4мм гост аз-п? КГ is

Т П  S O & -+ W 7 3 -э о

тм ТШа Ы дСХУ/4 /7одП. bend
Ясараб. ГУрии/ TkrrSFc Ласт Ьдл*я><ГПоо8сР. ЯксыОв

г а  |EtobJEi. 7£°ФЧЛ&Х\
ВылейHatord.

/ФзсгрэЗ
Фролов Электроосвещ ение 

( окончание]
m qpСанта>?гг" ссср—тоятжлфгясозк:

i Водоканаллпоекг
f> '9 ?/-o s з /
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J. Отметки уровней дамы для насосной станции с заглублением подводящего коллектора 4дм.в скобках хкаэань/отметка 
крайнее) для пасосной станции сзаелубленисм подводящего коллектора 5,6 м и 7.0м,

2, Занулению подлежат конструкции, корпуса, каркасы злактросборудтвания, металлические оболочки кабелей, кабеленые конструкции, 
ст&*#ь*з трубы злектропров?док,а так̂ Ье металлические конструкции производственного назначения обязанные с установкой **екгрсоборудоСони я,

3. Контур зануления выполняется и* полосовой стлали сеч. 40* 4мм и прокладывается на ас/core 600-/ОООмм отзроКня пала 
с креплением к  стене иерее каждые 800мм

ц, Магистрали зануления присоединяется к  нулевым срилам или алюминиевом оболочкам кабелей соооок.
5. Ответвления о т магистрали зануления к токоприемникам выполняются полосовой стлалето £0*4мм &пи ответ*

&гыияна чертефе *е  показаны и 6 ы /ктн»ю к» /та месту. „ в,  ,  _ я
о. Все пипалличеасие ком трх/ецш , а  та/сфе тезыотюгичеок/е /пр^олроаоды при вводе о звание присоединяются к  конмр* 

Зануления полосовой с/палею £ 5 * 4 мм.
7 Откры то лролофенные проводники зануления защищаются антикоррозийным покрытием и окрашиваются в<тер - 

не/й идет.
в. Устройство зануления выполняется 6  соответствии с требованиями О //02-76 и /70S*

М а ги стр а ли  зануления  
М еталлическая конструкция, испалсзусмая 
честве м агистрали зануления.
М огистралс зануления при ходи т сверху 
М аги стр али зануления ух о д и т вниз 
Маги с тр е л е  зануления У х о д и т вверсс

в  Ага-

1 С п е й  и с ь а к сю , и я
Наименование

Обозная.
размер

Мелея.Tgxrtuvванны*
idee лгл

Яримечан/turn ОТц
— 1 Столп лалпмвал Г0С7/03-. 76 ■e.tos*) 4о*4 flfp ТШжШ
- г Стала лалосоКУя /ост/СЗ^Тб &USBL 85*ч зор*Ъ ЯН*е:

/7557-06 32

ГОССТШ} СССТ»'ИбодатмалНЛанкАт, в рсайбкоСскелТ водоханолпроектп



к о м п ле к тн о е . ы с тр о й с тО о  u /3 5 9 fO /s9 fi
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- й н ш ъ
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—Е 1—

9sa/fsso //зоПгоа 7SO 1 ОЗП/тЯЗО
.-J&oo/j/sgo

uj* секции / f/zНадпись на никнем  
обрамлении/л* шхафо) / 2 3 4
/Ьдпись наВфхм&п 
обрамлении щита 
(номер и  найдено- 
бание мвханижу)

ОрОАз Збод  л '/ Pf, Ро, Рс- СскциопНб/е 
рубиле п и к и

Общие иски япрс/сленияHG/COCftMlJ В в о д
арена"г. ш “ i -Н а с о с  с т о к о в 3~Насос с т о к о в Сигнн-ткаци# 2 - Н а сос с то к о ви*'
арнхг
"Z-'c'jr А- в е н т и л я т о р О -М роос/лка  

гО-задвисЬксг
О&ийУ ивпигф стгни яр>сш&пеей S -  Наосе гидооилАог

7СТРОЖЕ у -  р е ш етка
LtC /3 • пен/rv/г,.Ф/г7сеОс/ 0-Мрен&цьныО насос 

AST* в е н т и л я т о р /£/*/• дпнтипн/лерь/

Приме чан up:
Л . К ом плектн ы е у с тр о й с тв е / и  ш каф  

уровней одностороннего о б служ и ва н и я  
глубиной 600 м ук
2 .5  числителе дане/ размере/ ком 

п ле к тн ы х у с тр о й с тв  ШЭЗЭ/О, 6  знаме
н а те ле - U J3S 9/f

Шкаф Ъробней и/Э59/2~оол2
№ 2 0

X

-f
-f

f
—

ЕЯ
---

---
у

т

730

Указания по заказу комплектны х у с тр о й с тв  
и шксфо уровней

Забавы- изготовители: Чебоксарский эттектроаппсратнвлй оододх/ 
предприятие ”/я& -& 3 2 6  л  А нга рск,

При заказе комплектных устройств и шкафа уровней необходима 
6 письме заводу-изготовители? у тз а те  объект, наименование заказ
чика, его адрес и  обуем ком плектны х устр о й ств  д  приведенных панелях.

На основании письма завод-изготовителе со ста ви т протокол согласо
ваний и направит его в адрес проектной организации и  заказчика, 6  бокх- 
элгктрозапчасть  -  для получения фондового наряда.

Объем комплектных устройств по типам в приведенных панелях, составляет: 
WS 59Ю-23Я£Я, ШЭ59Ю-23Я25-f/приведенных панелей; и/Э59Н-4зяля, 
ШЭЗ$/МЗЯ2БУЭпро6еденнва: панелей; ШЭЗЗ/2 -ООЛ2 -шкаф уровней-2при- 
Веденные панели.
При невозможности получения фондового наряда на серийное комплект

ное ус тр о й ств о  6  алабоме УМностоясцего проекта приведена/рабочие 
Чертео/си на его изготовление в  качестве индибидуаленаго изделия

т л э а г - г - м п э - е о
Канализационная насосная с та н ц и я  
производительностей JS*£3Ch )U7C о лолсрОН /Гг48Л}изм. лит НдОЛУЛТ. /Ъдлоп bars

Пробел. МОЗЯК (Л п р Л а т Л а с т лисгсЗ
Ltesmtt-
ОгСисл. ПмансггхЗ 30
Отелей КазаяЬС. ОЫцие Аидьт комплектных ^Госстрой а.:с р  "
Нсгч.отд. Фр о л о С устроОстбшкс&Нэяо&нх/ и  игцзссшлНоахаик<тлуя , 

Tvepmex для ?лраЗок) СОТРбкабскс/Ч
Водокакалпроект
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Зе& ом ос/пв ос/юбНбАэе /со/оллек/лоВ
£
* О бозначение /Наим енование уоимсчамс/6

•8 1 9 0 2 -г Щ е т 7Ьяу/оло&ические реш ения Эббвом /

902-f-Wfl$-OB Отопление и  вентиляци я Глебом /

R\ ээг-ш /79-вр
внутренний водопровод и  
канс/лизаиия Хлебом /

ч к>3-

1

Э02-1-ЧУ/19-ЯР
3^сситектур/Ю’Строи7елбные

реш ения Ялббом//

302-M f/H -Azt Понструкщуу *фслезобе7онне/е
^Глебам
S,4/v,v

1

а э г-тн э -э о Электрооборудование и  
а в то м а ти за ц и я -ЯлебамЧ/

Э о г-г-Ц Ь гэ я технологический контроле Глебам  V/

3  1
эаг--г-М 1 н-эо-я

Электрооборудование и  
автом атизация. <3 отдание 
заведу- и з го то в и те лю Лю бом у а

1

П о я с л о т е л б Ш й  з а п и с к а

В  обьем настоящей части проекта в хо ди т т е х 
нологический контроле. Силовое электрооборудование 
и автоматизаций проведены вразделе настояще
го алббома.

/Проектом предусматривается контроле и  измерение 
следую щ их парам етров:

а) давления в  напорнвкс патрубках насосов перекачка 
с то к о в  и  гидроУнло/пненая;

6J давления технической вода/ на гиброуплотнение 
Сдлбников;

8 ) уровней в  приемном лотке, приемном резервуаре, дне- 
назЬном приямке и баке разрыва с тр уи ; 

е) уровня затопления насосной ста н а  ии.
Кофдый насос перекачки стоков ос'Лгщ оется счетчи

ком м ото часов емкостспо /ООРОчасовс автом атическим  сбро
сом с помощью которого ведется автом атический учег 
Времени р а б о ты  к с & д о го  а гр е га та .

Tice.
Обозна
чение

Кабеле кон граябнб/й 
с с/лотниебб/ми 
рилами сеч. 7*&SxS»t

Наименование

То ф£, сеЧ:4*2£к6-мм
Тофе, с медными Фт- 
ябмч ееч. 4*1 ЗкС. мм
Про8од одиоуи/ябНбк)

CSV f* f .4 x S .M M

/7?ОП /tat

М 65Г
AM

Ж ВЗГ

p e e r
ЛР70

/ПехничесАШ
харалтеристило

AM
m

Приме
чание

ОсноВиые мон7а±нме магераешьш агВелая
’ШаГт^сГарная ГОС7/ОШ-15 !0 28*2

Ведамоалв vep/neHced о&ебт ге щ уля& г/па’Ж В -/’- -ж

//аимемованеУ<е /Тримечание

22г / О б щ и е  dc/HHG/e спор 33

22г 2
Схем а функционалбная технологически, 
ео к о н тр о л я с тр .з 4

22г 3
Схем а внеш них э ле к тр и ч е с к и х  и  
тр уб н е /х  пр ово до к спор. 3 5

22г 9
П ла н  располож ения с р е д с тв  
а вто м а ти за ц и и  и  пр ово до к с т р .З в

22г 5
Конструкциям/для Установки да тч и к о в  
1& % & $ 5 8 8 & 3 8 тя *  **«<*> * а  с, с тр .в У

22г 6
конструкция н2 для установки датчиков  
уровня 6 приемном резервуаре. Общий вид слгр .З З

22г 7
вонстпуш иянз для установки датчиков  
рсвнЯ вфенаркоммх/тма<? (/машинном отделе
нии. Общий вид и схема соединении с тр .э у

/2ч Обозна
чение Наименование, | /77иа, 

»
_  1 техническая 
^^cefxtxrepjcium

A/bc/ме-
нание

П р и бо р ы  и  ср е д с тв о  о В /п о м а ти с& ц о и ________i

/ f-ra.,~.з-?а разделителемембраннв/о
ям

модель 3321 3

£
Г-/6...
м .•• • з-еы

/данам етр  
гюкоз&Взю щ ску , 
сиошизирунщий

s m -f!/
6

3 S o
М аном етр 

показс/дающий 
общего /газ чец&т 0£А7/-?00 /

1
И аЛ-
■~2{а.д

ио^сбезопасносо
контр оля
сопротивлений

и к с-2// н

Поставлю, стел комп тзек/ппо со гикафсу упоВкоО йц&гмх.

______ ТПры бопооВодная арм аты х/

/
Аран натяф ной  

тр е х хо д о в о й  
м уф товы й Н м / 4

c/s=/S
&=/6X*7&VZ

К у б е л о  и  п р о б о д а

1
Гавеле ка/прельный 
салюминиебйми фч- 
лами сеч.Г9*23*в'Нн Ж В ЗГ

КМ
Ш

г 7офе, ееч./д^бнвнл Ж бЗК КМ
<№>

Стале лояоавая
КорОр«У
соединительная
К срсбка
соединителвчая

Мелгаллорумав

ГОСТКЗ- 76

Коробка
соединилдани/ослбная

р з -ц -х гг

М еталлорукав

М еталлорукав
Профиле м о н ;̂ . 
аш  2-обра&/б/о
Профиле монтафн.

С той ка

болта/ разн&е

боять/анхернб/е
Гайки разно/с

Шайбьт лруфиннь/с ггкгбЧ&Я? /

СС-3
С Л-Г6

СК-32

пз-ц-хзг
РЗ-ц-асзд
K-Z3&

к-ззв
АГ'З/ОМ

ГОСТ779670

Г& 72590-7/

госг39/5-тд

25*4

Неслюндортизаробсмнае сбо/х/до&н/ие
КонсгрУКЦиЯУТ&Г* уем- NoSxuOcrrvUAOd У/ХЗ&Я
6  проемном яж хс

/Гонстржция и2 ВлЯ усм- 
hoSku дотохоЗ ypasrt 
8 проемном резьр&мре
Рош ру/миянЗ Ял» УС/Н- НСдлОdOriWAtxf $>сСн.9 S дремучем Ааиям/сс 6 ' масизсгнН _____

Хлебом Yt 
ЗЛ листб
Ялббом ft
ЭР лист 6
ЯльбомЧ/
ЭЯлисг7

Ус/, отд.
Гамм*л,

НдСАУМ.

КазуроЗ- а
uoSC

о
£и&г/>еи*р

Пбдп.

щ

ЪпиЛ/

Т Л 9 0 2 - f - W l9 - 3j?

Ли/п.

Сбицие данне/е

/

/бЭбг-ое 3 f

r d c c f f p a С С С Р  &кзб&г4К1му/'роего7) I 
_ xX0pexoScxur> Водплнналцроект
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Иаимемо&а- 
ние псрЬнеГра 
U etc с т о  

отбора 
импУЖЬса

Насос / Насос 2 Насос J Насос <5 Пак ралрыба струи
_Приемыши лоток урснахсный приямок Ценный резервуар

»  t  ti 
5 о Л 
* * £ 
* Н
» ! 1

«0

^  *
« 5 «? 0 > ^
5 84 J о«Ч ь '  6 

Хм6 ? ьч |-е

V0
ъ £ *
*  S $ 
£  £ | 
3 £8

4 ^ 8
w ^  u 
0 0 *
1 8 * 1  

4  g-f

s S S
? И  
£ t ' l '
4 S S

*  H
Jr'S о J »  «1

Ш 1  
* «?  *

„  £ ч
iv 8*?> t  t
*  a о

, 1i  ») N «  > 4 «о О 
о * о

=й-8*“
E

A V> 

1 1  

* *

A %Q

i t

% V»5 о«0 V

и  ,

ОбозначениеустаноьочногоKJ #Л»у) 1»Л1лгУ
тм-м я к т о
MvtUSOOOÔ

ткЬ'Зие-
-  70

nWOQQQO
‘ntf-tF.oaooc)

ГКЧ-3136-
-70

TM-fY. oo.oao 
faf'/XC0a&)

ГК4-ЗТ36-
-70

7Kk-3137- 
-  70

— ЭЯ Л и с т S 2 J  лист 7 ЭЯ лист В
* ш *»« r/6^vv#

Позиция ,-<s /-2 а 2 -1 6 2 -2 a 5-16 5 -  2cn Sa /Ga у

Конструкция 
м / для  

Установки 
д а тч и к о в  

УроВня

$1г  *1 3 11
ЕЭ t  И ? DS

1Л □а
м ч S

"  J
* * **>

* <S *  1 *  {
U)
•V>
Ц

ч  1  
ч

о* 5
9 3» Й & ?? 4

Ц . =* !а 5f г 1
** $ ' 1

восо
* *  S о  *

4
?  2 
г  1

С О

ЗПУН/ЗКК) \ t fC K

Конструкция 
А/3 для 
У с та н о В е и  
^атчисоВ 

Ур о В н я

Примечания-

п р и б о р о в  у х а  ломы по с п с ц и -/. Позиции 

фи кации ЭЯ~С(! альбом 1X.
2. Посты упраВления Ml УН, 2ЛУН, -5 ПУН учтены 

В разделе т СилоВос электрооборудование и 

аВтонатизациЯ
3. Для косое oS <Pr%//dt-cti q>r6f/3tS о 9*Г в  i/3t 

обозначения установочною чертежа прибора? 
M c f . * .3 - f a  проведено ? cxoSxctx

Обозначение Наименование

с 5 1
УС ила ха беля, используемая для

зануления электро установок

Наименование Марка и размер
£<Т-
изн Кол-Во Примечание

Кабель контрольный К&ВГ 4 * /,5мм* н 6 S

Кобель контрольный ЛКВ8Г 4  л  2, S  мп е м 30
Кабель контрольный ЛКВВГ 7 х  2,5 мм z м 25
Кабель комтрольншый ЛК8ВГ 10 x 2 ,S m m * м 20
Кабель контрольный ЛКВ&Г /9x2,3мм* м 20
Установка манометра 

0 6M -  /- ioo B-/G-80 шт 1
Установка манометра 

Э К М -1 У Г -16-во шт 5
М е та  ллорука В р з -ц -х г г М 55

М еталлор УкаВ Р 5 -Ц -Х 3 2 м 10
МеталлорУкаВ Р З -Ц -Х 3 8 м 10

Коробка соединительнаj CK-S шт 1

ТП 902- i-k № 9  -Э Л
Канализационная насосная станций- 

производительностью 35+230н*/*ос и л порой

Сос<ма Внеи/ния; 
элеиароческоэс и трудны* 

*проВодок

Л и т Л и ст Листа/

Госст&эи СССАсаоззсцзьш -чшпроит 
ХаркоЗекии 

В ОЦ иКЯНАЯПРОЕК

*f9J?/-0S 3 &
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f7j7CJH  AfCt O/TVAf. C7. CPOC.

M -f t SO

КонсгряЬциа л/ {
О л я  Установки дат
чиков уровня.

Коусгр&ки. и  я  М 2  
Эл у  устан обко
датчиков у р о в н я

mo*z . ycfi°c?VJgrfg

4. Настоящий чертеж Выполнен на основании отроителенотос о технологически* ыерттокси проекта.

2. Условные oSoAHcrу амил Выполнены по Г О С Т  & .rs4 '7 2 .
3  Монтаж прапоров <J opoeSofB автоматизации Выполнит-* согласно оТроигглсним мормоне

V рраВилам  C/Y U /?*?— ЗЬ- 74 PoQOTpoST с  С С/?
Не Леред хомплекгнет/у устройством Кабели прогладываются В к ана ла х н а  сборных ЛслЗЬлснс/зс. 

К о н с тр ук ц и я х , В М асиинном  и грабельном  отделениях — по стенам о тк р ы то  с  креплением  
скобкамиj ПО л о л У -  В т р у б а х ,  п о  технологическому оборудова нию  6 м е т а л л о р у К о вегх.

S ./7осты местного управления  б  Л М + З Л У Ц  <* также лабелень/с конструкции Учт ена
В р а зд е ле  N ЗлеЛгрооборудовстние и автом а тиза ция ?

G. Разм ещ ение электрических и  труб>ныос. про&оЗок Уточнить при м онтаж е.
7. Маркаро€ва побелее! Выполнимы п о  О Внешних Апсгрспмснох и труйпыт. пробо&ок ЗЯмкт 3.

Обозначение Лаинсна Сана е

• Отборное устройству

а Лрибор/ устанавливаемый Вне щитов

Ш! ИДЯ F.V-77 ДТ!| r/fS-ЛЛ С35
тп эаг.-МЬПз-эд

Канализационная насосная станция лроизс* 
дате леностью 3£*%ЪОыХ/уас и напорол tt-iVQr

План расположения
с/эедслпб u£n>MamUsa~ Cuosfteokawikjvn'ax Ции и лробо&он

Turn ,1иСП>С

ТрссгроО ссст

_ СХХ>р*Ко Ccxzxx О 
ОоОо^^/олл^еосУ

15Э5Р06 3 7
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*
1 * Размеры для справок.
2 . Электрод 3-42 ГОС7Э4б7-6о.
3 . Дт ерные дол7б/поз. Эпод ст айки 

залофит ъ про основном беяюни- 
родам и приямка.

Сосем а  с о е д и н е н и е
СМ ЭЯ л и с т  3
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