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i  Общая часть
И В  строительно!) части проекта разработаны планы строительных конст
рукций для каждого типа трансформатораласлоприемники.одностоечные 
опорымрталы и опоры под оборудавание для следующих услодид применения,
1.1.1 Расчетная минимальная температура наружного Воздуха па наиболее 
холодной пятидневке принята до минус 40*Включительно 
1Л2 Нормативный скоростной напор Ветра принят раВным д*50дан/м 1 
/5 0 к г с /м  У м ел о  Ш бетроВому району при повторяемости 1 раз В 10 лет',
1.1.3 Максимальная нормативная толщина гололеда на ошинодке принята 

равной С=20 мм, что соответствует IV району по гололеду при повторяемос
ти 1 раз В 10 лет.
1.1.4 Грунты В основаниях непучинистые. Характеристика грунтов /класси
фикация/принята по СНиП 2.02.01-83.
1.1.5 Грунтовые Воды отсутствуют 
Иб'Сейсмичнасть района строительства не Выше 6  баллов.
1.1.7Применение проекта не предусматривается В районах Вечной мерзлоты, 
с макропористыми и просадочными грунтами, а также на площадках, 
подверженных оползням и корстам.

2. Конструктивные решения и расчетные 

положения
2.1 Фундаменты под трансформаторы.
2.1.1 Фучдоменты под трансформаторы приняты четырех типов по серии 

3.W 7.1-148 вып.1:
2.1.1.1 Из сборных железобетонных плит НСП .укладываемых на щебеночно- 

песчаном балласте /тип ФП / .
2.1.1.2 Из унифицированных железобетонных свай /тип ФС /
2 .0 3  Из унифицированных железобетонных подножников /тип Ф Г / .
2 .0 4  Из унифицированных железобетонных цилиндрических фундаментов 

/тип Ф Ц /
2 Л 2  По верху свай,подножников и цилиндрических фундаментов предусмат

риваются стальные балки для установки и закрепления рельса.
2.1.3 Длина фундаментов принята 3,5м.
2.1.4 Выбор типа фундаментов,толщины песчаной подушкиjnun сдай следует 

принимать в зависимости от конкретных грунтовых условий и нагрузок 
от трансформаторов в соответствии с указаниями инструкции по приме

нению серии 3.407.1-148 вып.О.

2 .4  Опоры под оборудование
2.4.1 Для опор под оборудование применены железобетонные свои типа СИ и 

т айки типа СОН по серии 3.407,1-157 Вып. 1.
2 .4 2  Свои погружаются методом диброддадлидания с предварительным буре

нием лидера.
2.4 3  Стойки устанавливаются & сверленные котлованы с последующей задел

кой пазух песком или бетоном или В отрытые котлованы,заделанные 
снизу в железобетонные подножники Ф 8.8.

2Л А  Выбор типа стоек и закрепления в грунте производится в зависимости 
от несущей способности конструкций и оснований опор под оборудование 
В соответствии с указаниями по применению серии 3 .407.-153 &ып.О 
на нагрузки, приведенные В таблице 1 настоящего проекта.

2 3  Порталы ошиновки.

2 3 .1  Порталы ошиновки -  стальные и железобетонные разработаны в 
данном проекте.

2 3 2 Стойки железобетонных порталов приняты по серии 3.407.1-157вып.1, 
трсВерсы-стальные по серии 3 .40 7 2 -1 6 2  вып.4.
Стойки и традерсы стальных порталов приняты по серии 3 .4 0 7 2 -1 6 2  
вып.4, подножники лод стойки стальных порталод-по серии 3.407.1-157 
вып.1 и 3.407.1-144 Вып.1, свои-по серии 3.407.9 -146 Вып.2.

2 3 .3  Выбор типа закрепления стоек железобетонных порталов в грунте 
производится по серии 3.407.1-137 вып.0.1.

2 3 .4  Выбор фундаментов под стойки стольных порталов производится по 
серии 3 .4 0 72 -15?  вып.0.

2 .6  Одностоечные опоры.

2 .6 .1 8  проекте разработаны стольная и железобетонная опора. Стальная 
опора выполнена из стальных стоек, разработанных В серии 
3 .4 0 72 -162  вып.4 и железобетонная опора из стойки типа ВС 
по серии 3.407.1 -157вып.1.

2 6 2  Фундаменты под опору 0ГС-1 разработаны в серии 3 .4 0 7 2 -Ш 2  внпЗ. 
Подножники фундаментов приняты по серии 3.407.1 -157Вьт.% 
сваи по серии 3.407.9 -146 вып2.
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Значения усилий В стойках /с д о я х / опор приведенные д  числителе, 
соответствуют нагрузкам I  нормального режима /при максимальном 
Ветре/, В знаменателе -  нагрузкам анормального режима /щ ш  гололеде/.

2 2  Анкерные устройства /якоря / .
2.2.1 Анкерные устройства /якоря /необходимые для перемещения транс

форматоров при их установке и Выкатке разработаны в серии 
3.407.1-148 Вып.1 и В данном проекте.

2 2 2 Выбор типа закрепления производится В зависимости от несущей 
способности основания анкера В соответствии с указаниями инструк

ции по применению серии 3.407.1-148 Вып.О.
2.2.3 Закрепление полиспаста на анкере осуществляется при помощи инвен

тарного хомута, который В конкретном проекте заказывается В коли
честве одной штуки на пс.

2.2.4 Вместо цилиндрических фундаментов Возможно применение обрезков 
цилиндрических труб.

f i
1

2 .3  Маслоприемники.
2.3.1 Ограждение маслоприемникоВ Выполнено из сборных железобетонных 

плит типа НСП по серии 3 .407.1 -157Вып. I
2 .3 2  Образуемая емкость маслоприемника рассчитана на прием масла транс- 

трансформатора В случае аварий и отвода его через специальный выпуск 
/приям ок/в маслоуловитель.

2 3 .3  Расположение приямка определяется в конкретном проекте по генплану 
в зависимости от расположения аварийных маслоотвздов:

2 3 .4  Днище мослоприемнищимеющее уклон 1-0,005 в т орт у прит ко/т ры - 
вается цементной коркой толщиной 3 0  мм.

2 3 .5  Маслоприемники заполняются промытым и прост ят  еровием ш  не
пористым щебнем крупностью от 30  до Ю т
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Спецификация к  схеме расположения строительных конструкции

ш Наименование Кол. Номера типобых серий или 
чертежей данного проекта

1 фундамент ФП~5 под трансформатор 1 3.407.1-140.1-003
2 маслоприемник МП-1 1 4 0 7 -0 3 -5 9 2 .9 0 -К С  -3 7
3 портал ПС-150Т1 1 4 0 7 -0 3 -5 9 2 .9 0 -К С  -31
4 фундамент П-12 под портал 2 4 0 7 -0 3 -5 9 2 .9 0 -К С -41
5 опора 0-150-1 1 4 0 7 -0 3 -5 9 2 .9 0 -К С -2 7
6 опора 0-150-4 1 407г03-592 .90 -К С  -3 0
7 анкерное устройстбо А -21 2 4 0 7 -0 3 -5 9 2 .9 0 -К С -4 3

4 0 7 - 0 3 - 5 9 2 . 9 0 - К С
Установочные чертежи трансформатороб 150кВНпчхтд. Роменскид Ф г П.01.91

Нхонтр. Сашок 1WL91 Трансформатор ТД ТН -63000/150-У1  
вывод ошиновки СИ под угнан CL20

стадия лист листов
гт Фомин n o w

РП 1ГИПстр. Ковалев 1г у А П0131
глхпец. Кирсанова 110191 Схема расположения строительных 

конструкций, вариант с металлическими 
порталами

СЕВЗАПЗНЕРГОСЕТЬПРОЕКТ
Ленинград
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Спецификация к  схеме расположения строительных конструкции

ш Наименобание Кал. Номера типовых серий или 
чертежей данного проекта

1 фундамент Ф П -5 под трансформатор 1 3.407.1-148.1-003
2 маслоприемник МП-1 1 4 0 7 -0 3 -5 9 2 .9 0 -К С -3 7
3 портал ПЖ-150Т1 1 4 0 7 -0 3 -5 9 2 .9 0 -К С  -3 3
4 опора 0 -150 -1 1 4 0 7 -0 3 -5 9 2 .9 0 -К С  -2 7
5 опора 0 -1 5 0 -4 1 4 0 7 -0 3 -5 9 2 .9 0 -К С  -3 0
6 анкерное устройстбо А-11 2 3.407.1-148.1-066

H U /  ~ и з  - О  у у - л  L

Начдтд.
S4 trnumn

РомрнскиО П Л г n o w Установочные чертежи трансформаторов 150кВnJsOnfnp*
ru n

ГИПстр.

v w /ua
Фомин
Ковалев

tw ist Трансформатор ГД ГН -63000А 50-У1 
вывод ошиновки СИ под углом C(LsЮ*

стадия лист листов

-£Г|
n o w
n o w Р П 2

глхпеи.
ЛУЖ.1К,

Кирсанова
Калинько 1UH9I Схема расположения строительных СЕВЗАПЗНЕРГ0С

Ленткрс
ЕГЬПРОЕКТ
id

n o w конструкций£ариант с железа-  
бетонными порталами

г  ? £ &  - o g

*

Формат А З



ЮА
Нп

аВ
л. 
I 

По
дпи

сь и
 

1 В
эдц

ин
ВЫ

На чертеже показано расположе
ние одностоечной ороры 35кВ  
при дыбоде ошинобки С Н  Влево, 
при дыбоде ощинобки С  Н  бпрабо 
одностоечную опору 35кВ  распо
ложить зеркально.

Спецификация к  схеме расположения строительных конструкций

7оз. Наименование Кол. Номера типовых серий или 
чертежей данного проекта

1 фундамент Ф П -5 под трансформатор 1 3.407.1 -148.1-003
2 мослоприемник МП-1 1 4 0 7 -0 3 -5 9 2 .9 0 -К С -3 7
3 портал П С -150Т1Г 1 407 -03 -59 2 .90 -К С -31 .32
4 фундамент П -12 под портал 2 4 0 7 -0 3 -5 9 2 .9 0 -К С  -4 1
5 опора 0 -150 -1 1 4 0 7 -0 3 -5 9 2 .9 0 -К С -2 7
6 опара 0 -1 5 0 -4 1 4 0 7 -0 3 -5 9 2 .9 0 -К С -3 0
7 анкерное устройство А -2 1 2 4 0 7 -0 3 -5 9 2 .9 0 -К С  -4 3
В портал ПС-35Я1 1 3 .40 7 .2 -16 2 .1 -2
9 фундамент П14 под портал 2 3 .4 0 7 2 -1 6 2 .3 -1

4 0 7 - 0 5 - 5 9 2 . 9 0 - K C

Установочные чертежи трансформаторов 150кВ  |НОчолА SuV n now

ГИЛ Фомин
c a y m w

w w
Трансформатор ТДТН-63000/150-У1) 
с быоёвом ошиновки СН пав углом 

70L90 на ячейковых порталах 35x0

стадия в лист 1 шхтШ 1

Р П  1 з  1гипат. Ковалев щ m w
ШШШ Кирсанова m w Ото расположения щ лш еш ш  

тструщаЯарктентвтчеашми порталами
Катыа M СшЯмПЭГКгг UUSVEfltfSJKHl р

ЛттрсЛ ]

Но чертеже показано расположе
ние одностоечной ороры 35кВ  
при быбоде ошинобки С Н  Влево, 
при дыбоде ощинобки С Н  бпрабо 
одностоечную опору 35кВ  распо
ложить зеркально.

Спецификация к  схеме расположения строительных конструкций

1оз. Наименование Кол. Номера типовых серий или 
чертежей данного проекта

1 фундамент Ф П -5 под трансформатор 1 3.407.1 -148.1-003
2 мослоприемник МП-1 1 4 0 7 -0 3 -5 9 2 .9 0 -К С  -3 7
3 портал ПЖ -150Т1Г 1 4 0 7 -0 3 -5 9 2 .9 0 -K C -3 3 J 4
4 опора 0 -150 -1 1 4 0 7 -0 3 -5 9 2 .9 0 -К С -2 7
5 опора 0 -1 5 0 -4 1 4 0 7 -0 3 -5 9 2 .9 0 -К С -3 0
6 анкерное устройства А -11 2 3.407.1 -148.1-066
7 портал ПЖ С-35Я1 1 3.407 .1 -137 .1 -027

4 0 7 - 0 3 - 5 9 2 . 9 0 - К С

Установочные чертежи трансформаторов 150кВНачмпЛ Роменатв now
Ш тш. Сашок now Трансформатор 7ДГ&63000/150-У1 

С§ыШт ошиновки СН пав углом 
Ж М н а  ячгйковт щ аш вк 35к&

motkn | лист 1 листов
гт «Рамин new

Р П  *  !ГШ ат . Ковалев m w
9/ШЮ1& Кирсанова m w SXsmpaamaumm ещ т т ш ш  

т щ т М В арт т еяевт * 
pmem msim sfimm
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Нй чертеже показано расположе
ние одностоечной опоры 35кВ  
при выводе ошиноОки СН влево, 
при быдоде ошиновки СН вправо 
одностоечную опору 35кВ  распо
ложить зеркально»

Спецификация к  схеме расположения строительных конструкций

1оэ. Наименование Кол. Номера типовых серий или 
чертежей данного проекта

1 фундамент ФП-5 под трансформатор 1 3.407.1-148.1-003
2 маслоприемник МП-1 1 4 07 -03 -592 .90 -К С -37
3 портал ПС-150Т1Г 1 407-03 -592.90-КС -31,32
4 фундамент П-12 под портал 2 407-03-S 92.90-K C -41
5 опора 0-150-1 1 4О 7-03-592.90-К С -27
6 опора 0-150-4 1 407-03 -592 .90 -К С  -3 0
7 анкерное устройство А -21 2 407-03-592.90-КС  -4 3
В концевая опора ОГС-1 1 407-03-592.90-КС -2 5
9 фундамент П-14 под опору ОГС -1 1 3 .4072-162.3-1

4 0 7 - 0 3 - 5 9 2 . 9 0 -К С
Установочные чертежи трансформаторов 150кВНачмтд. Романский now

Нжонто. Сацок now
now

Трансформатор ТД ГН-62000/150-У1 
С Выводом ошиноОки СН пой углом 
70l90% a одностоечных опорах 35 кВ

стадия лист листод
ГИЛ Фомин РП 5ГИПстр. Королей 1Ш91

глспеч Кирсанова KvvCJr now Схема расположения строительных 
конструкций. Вариант с металлическими 

порталами
ССВЗАП311ЕГГ0СЕ ТЬПРОЕКТ 

Ленинград
Ш ж.1кт . Колинько ы .- now
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На чертеже показано расположе
ние одностоечной опоры 35кВ  
при выводе ошиновки С Н  влево» 
при выводе ошиновки СН вправо 
одностоечную опору 35кВ  распо
ложить зеркальна.

Спецификация к  схеме расположения строительных конструкций

Тоз. Наименование Кол. Номера типовых серий или 
чертежей данного проекта

1 фундамент Ф П -5 под трансформатор 1 3.407.1-148.1-003
2 маслоприемник МП-1 1 4 0 7 -0 3 -5 9 2 .9 0 -КС -37
3 портал ПЖ-150Т1Г 1 407-03-592.90-K C -31.32
4 опора 0-150-1 1 4 0 7 -0 3 -5 9 2 .9 0 -К С -2 7
5 опора 0-150-4 1 407-03-592.9Q -K C -30
6 анкерное устройства А-11 2 3.407.1-148.1-056
7 одностоечная опора 0Г-1 1 407-03 -592 .90 -К С  -2 6

4 0 7 - 0 3 - 5 9 2 . 9 0 - К С
уО___ Установочные чертежи трансформаторов 150кЬНачлтд.

Нконтр.
ГИЛ

Раменский
Саиюк
Фомин

tl0t91
now
ПШ!_
n ow
npist
1WW

Трансформатор ТДТН-63000/150-У1 
с Выводом ошиновки СН под углом 
70190Ъднастоечных опарах 35  кВ

стадия_ лист ^листов

РП 6ГИЛстр. КоВалеВ
глхпец. Кирсанова . 

Коатко.__
tw & i- Схема расположения строительных 

конструкций. Вариант с железо
бетонными порталами

СЕВЗАПЗНаТОСЕТЬПРОЕКТ
Ленинград

3 формат Л 3
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Спецификация к  схеме расположения строительных конструкций

7оз. Наименование Кол. Номера типовых серий или 
тртежей данного проекта

1 фундамент ФП~3 под трансформатор 1 3.407.1-148.1-002
2 маслоприемник МП-1 1 407-03-592.90-КС -37
3 портал ПС-150Т1Г 1 407-03-59290-КС -31.32
4 фундамент П-12 под портал 2 407-03-592.90-КС -41
5 опара 0-150-1 1 407-03-592.90-КС -27
6 опора 0-150-4 1 407-03-592.90-КС -30
7 анкерное устройство А -21 2 407-03-592.90-КС -43

4 0 7 - 0 3 - 5 9 2 .9 0 -К С
Нр ш А  
К т т , I Сайт

щ з ш ю т м Установочные чертежи трансформаторов 150кВ

г т
О й т .

ШХ.1К

«одолей

1 ^ 1

ш
Кат ька

лот
пот

Г Л В И Ю

Трансформатор ТДПМ С(Ю 0А50-М  
вы Ш  сшнадш СИ под углем CL2Q*

И Е 5 * 3 1

Otms росполохаш ащххтельнш 
шщ}щ*10£ар№тсттм1чтш® 
____________порталами________

ОармтАВ

7

Спецификация к  схеме расположения строительных конструкций

7оз. Наименование Кол. Номера типовых серий или 
тртежей данного проекта

1 фундамент ФП-3 под трансформатор 1 3.407.1-148.1-002
2 маслоприемник МП-1 1 407-03-592.90-КС  -3 7
3 портал ПЖ-150Т1 1 407-03-592.90-КС - 3 3
4 анкерное устройство А-11 2 3.407.1-148.1-066
5 опора 0-150-1 1 407-03-592.90-КС  -2 7
6 олора 0-150-4 1 407-03-592.90-КС -30
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Н ш щ
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Сашж
Фомин
Кодалеб

ш

Кипсанода

4  О 7 - 0 3 - 5 9 2 .9 О -К С
Установочные чертежи трансформаторов 150кВ
Трансформатор Т Д П Н О т /Ш -Ш  
ШоДвшитЗхиСНтб делом РП

листай
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На чертеже показано распо
ложение портала 35кВ  при 
быбоде ошинобки СН Олебо, 
при Оыбоде ошинобки СН  
Олебо портал 35кВ  располо
жить зеркально.

Спецификация к  схеме расположения строительных конструкций

Поз. Наименобание Кол. Номера типабых серий или 
чертежей данного проекта

1 . фундамент Ф П-3 под трансформатор 1 3407.1-148.1-002
2 маслоприемник МП-1 1 4 0 7 -0 3 -592 .90 -К С -37
3 портал ПС-150Т1Г 1 407-03-592.90-K C -31.32
4 фундамент П-12 под портал 2 4 0 7 -0 3 -5 9 2 .9 0 -К С -4 1
5 опора 0-150-1 1 4 0 7 -0 3 -5 9 2 .9 0 -К С -2 7
6 опора 0-150-4 1 407-03 -592 .90 -КС  -3 0
7 анкерное устройстбо А -21 2 407-03 -592 .90 -К С  -4 3
в портал ПС-35Я1 1 3.407.2-162.1-2
9 фундамент П-14 под портал 2 3.407.2-162.3-1

4 0 7 - 0 3 - 5 9 2 .9 0 - К С
л \

Устанобочные чертежи трансформатороб 150кВНачат/}. Раменский tw m
Нконтр.

ГИЛ
Саипк пат

пот
Трансформатор ТА ТН-40000/150-41  
с Выводом ошиновки СН пай углам 

7CL90*ho ячейкойых nopmnax 35кВ

стадия лист листай
Фомин РП 9гипст . Ш алей пот

глхтш
S lU X JlL.

Кирсанова 
JCMIMKQ.___

пат
пот

Схема расположения строительных 
конструкцийВариант с металлическими 

порталами
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На чертеже показано распо
ложение портала 35кВ  при 
Оыбоде ошинобки С Н Олебо, 
при Оыбоде ошинобки СН. 
Олебо портал 35кВ  располо
жить зеркально:

Спецификация к  схеме расположения строительных конструкции N

Ш Наименобание Кол. Номера типобых серий или 
чертежей данного проекта

1 фундамент Ф П -3 под трансформатор 1 3.407.1-148.1-002
2 маслоприемник МП-1 1 4 0 7 -0 3 -5 9 2 .9 0 -К С -3 7
3 портал ПЖ-150Т1Г 1 407-03-592.90-КС -33.34
4 опора 0-150-1 1 407 -0 3 -5 9 2 .9 0 -КС -2  7
5 опора 0-150-4 1 4 0 7 -0 3 -5 9 2 .9 0 -К С -30
6 анкерное устройстбо А-11 2 3.407.1-148.1-066
7 поотал ПЖС-35Я1 '1 3.407.1-137.1-027

4 0 7 - 0 3 - 5 9 2 .9 0 - К С
Устанобочные чертежи трансформатороб 150кВНачлтй. Раменский у ]  ~ пот

Нхочтр. Сацак iw m Трансформатор ТА T fH 0000/150-U 1  
с Выводам ошиновки СНпоб углом 

70и.90на ячейковых порталах 35кВ

стадия лист листавпт
ГНПстр.

Фомин
Ш алей

пот
n a s i Р П 10

глхпец. Корсаноба пот Схема расположения строительных 
конструкций. Вариант с железо-  

Вешанными порталами
СЕВЗАПЭНЕРГОСЕТЬПРОЕКТ

Ленинград
UHX.1K Колинько пот
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Но чертеже показано располо
жение одностоечной опары 35кВ  
при быбоде ошинобки СИ дледо, 
при Оыдоде ошинобки СИ бпрабо 
одностоечную опору 35кВ  
расположить зеркально.

Спецификация к схеме расположения строительных конструкций

7аз. Наименобание Кал. Номера типобых серий или 
чертежей данного проекта

1 фундамент ФП-3 под трансформатор 1 3.407.1-148.1-002
2 мослоприемник МП-1 1 4 0 7 -0 3 -5 9 2 .9 0 Ж -3 7
3 портал ПС-150Т1Г 1 407-03-592.90-КС-31,32
4 фундамент П-12 под портал 2 407-03-592.90-КС -41
5 опора 0-150-1 1 407-03-592.90-КС  -27
6 опора 0-150-4 1 407-03-592.90-КС  -3 0
7 анкерное устройстбо А -21 2 407-03-592.90-КС -43
е одностоечная опооп ОГС-1 1 407-03-592.90-KC -2S
9 __фцндамент П-14под ппоои ОГС-1 1 3.407.2-162.3-1

4 О 7 - 0 3 - 5 9 2 .9 О -К С
начать Роюнсто ЗЗЕ? now Устонобочные чертежи трансформатород 150кВ

ГИЛ Фомин 
ГИЛ стал Королей 

Кирсанова 
Лавины®.

Трансформатор WH-AOOOO/tSO-31 
с выводом ошиновки CH под углом 
70-90°на одностоечных спадах 35к8

Схема расположения строительных 
хштрукииа Вариант с мталличесяж* 

порталами,

тот метав
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На чертеже показана располо
жение одностоечной опоры 35кВ  
при быбоде ошинобки СН блебо, 
при быбоде ошинобки СН. бпрабо 
одностоечную опору 35кВ  
расположить зеркальна.

Спецификация к  схеме расположения строительных к онструкций

1оз. Наименобание Кол. Номера типобых серий или 
чертежей данного проекта

1 фундамент ФП-3 под трансформатор 1 3.407.1-148.1-002
2 мослоприемник МП-1 1 407-03-592.90-КС -3 7
3 портол ПЖ-150Т1Г 1 407-03-592.90-КС-33,3 4
4 опара 0-150-1 1 407-03-592.90-КС -2 7
5 опора 0-150-4 1 407-03-592.90-КС -3 0
6 анкерное устройстбо А-11 2 3.407.1-1481-066
7 одностоечная опооа 35кВ ОГ-1 1 4 0 7 -0 3 ’592.90-КС-26

4 0 7 - 0 3 - 5 9 2 .9 0 - К С
Устонобочные чертежи трансформатораб 150кВНечто. Раменские V - \ пот

Нхонтр. Cam.... now Трансформатор ТДТН-40000Л50-31 
с выводом ошиновки СНподуглом 

7CLSQ на одностоечных опорах 35к£

стадия лист листовГИП Фомин now РП 12fWImn. Ковалей 1WS1
t /ш т Кит ж да now Стт расположения щтитгльнш 

ш хт т алА  Вариант с железо* 
ш т т т гт рт алсш

СШ АП9НЕРГ0СЕТЫ Ш КТ
Ленинград

amte Колит® «и- now

В  -  О В  Ф щ ш А З
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Спецификация к  схеме расположения строительных конструкций

1оэ. Наименование Кол. Номера типовых серий или 
чертежей данного проекта

1 фундамент Ф П -3 под трансформатор 1 3.407.1-148.1-002
2 маслоприемник М П-2 1 4 0 7 -0 3 -5 9 2 .9 0 -К С  -3 8
3 портал ПС-150Т1 1 4 0 7 -0 3 -5 9 2 .9 0 -К С  -31
4 фундамент П -12 под портал 2 4 0 7 -0 3 -5 9 2 .9 0 -К С -41
5 опора 0 -150-1 1 4 0 7 -0 3 -5 9 2 .9 0 -К С  -2 7
6 опора 0 -150-4 1 4 0 7 -0 3 -5 9 2 .9 0 -К С  -3 0
7 анкерное устройство А -21 2 4 0 7 -0 3 -5 9 2 .9 0 -К С  -4 3

4 0 7 - 0 3 - 5 9 2 . 9 0 - К С
Установочные чертежи трансформаторов 150кВНачотд. РоменскиО s J U m w

Нконтр. Саиок П0131 Трансформаторы ТД ТН -25000/150-У1. 
ТДГ1М 6000/150-У1 с выводом 

ошиновки СН паб углом 0 1 2 0 *

стадия ' лист листай
пт Фомин Щ .. Jn o w РП 13пт  cm . Ковалев n a s i

глхпеи. Кирсанова n o w Схема расположения строительных 
конструкцийВарионт с металлическими 

порталами
СЕВЗАПЗНЕРГОСЕТЬПРОЕКТ

Ленинград
инж.1к Коленька n o w

Фермат А З
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Спецификация к  схеме расположения строительных конструкций

7аз. Наименование Кол. Номера типовых серий или 
шртежей данного проекта

1 фундамент Ф П -3 под трансформатор 1 3.407.1-148.1-002
2 маслоприемник М П -2 1 4 0 7 -0 3 -5 9 2 .9 0 -К С -3 8
3 портал ПЖ -150Т1 1 4 0 7 -0 3 -5 9 2 .9 0 -К С  -3 3
4 опора 0 -150 -1 1 4 0 7 -0 3 -5 9 2 .9 0 -К С -2 7
5 опора 0 -1 5 0 -4 1 4 0 7 -0 3 -5 9 2 .9 0 -К С -3 0
6 анкерное устройство А -11 2 3.407.1-148.1-066

4 0 7 - 0 3 - 5 9 2 . 9 0 - К С

Установочные чертежи трансформаторов 150к8Ночмтв. РоменскиО now
Нконтр.

ГИЛ
Сотк now ] Трансформаторы ТЛТН-25000/150-У1. 

ТДТН-тОО/150-Ы  с ВыОобам 
ошиновки СН под углом 0120*

стадия лист листов
Фомин n as i

РП КГИПстр. Ковалей now
глхпец.
ИИЖ.1К

Кирсанова
Квлинько * * 4 1

U / -
n as i
now

Схема расположения строительных 
конструкций. Вариант с железо- 

бетонными порталами
СЕВЗАПЭНЕРГОСЕ ГЬПРОСК1 

Ленингрод

<? 7 & 9 - - о г Формат АЗ
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На чертеже показано располо
жение портала 35кВ при быдоде 
ошинобки СН блебо, при быбоде 
ошинобки СН бпраба портал 
35кВ расположить зеркально.

Спецификация к  схеме расположения строительных конструкций

103. Наименование Кол. Номера типовых серий или 
нертежей данного проекта

1 фундамент ФП-3 под трансформатор 1 3.407.1-148.1-002
2 маслоприемник МП-2 1 407-03-592.90-КС -3 8
3 портал ПС-150Т1Г 1 407-03-592.90-КС -3132
4 фундамент П-12 под портал 2 4 0 7-03-592.90-КС -41
5 опора 0-150-1 1 407-03-592.90-КС -2 7
6 опора 0-150-4 1 407-03-592.90-КС -30
7 анкерное устройства А -21 2 407-03-592.90-КС -43
8 портал ПС-35Я1 1 3.407.2-162.1-2
9 фундамент П-14 под портал 2 3.407.2-162.3-1

4 0 7 - 0 3 - 5 9 2 .9 0 -К С
Установочные чертежи трансформаторов 150кВНачотд Роненский Ш г , now

Нжонтр. Стюк now Трансформаторы ТДГН-25000/150-6531, 
W fH 6000/1S0-eS H 1 с выводом оши

нобки СН под углом 7 0 -9 0 на 
ячейковых пот аш  35кВ

ГИП Фомин now
РП 1Srun cm . Ковалев now

глхпец. Кирсанова л**U f. now Схема расположения строительных 
конструкций. Вариант с металлическими СЕЭЗАПЗНЕРГОСЕТЬттТ

Ленинград
UHX.1K Колииько now

портолани
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На чертеже показано располо
жение портала 35кВ при быбоде 
ошинобки СН блебо, при быбоде 
ошинобки СН бпрабо портал 
35кВ  расположить зеркально.

Спецификация к  схеме расположения строительных конструкций

Наименование пол.

фундамент Ф П-3 под трансформатор
маслоприемник МП-2
портал ПЖ-150Т1
опора 0-150-1
опора0-150-4
анкерное устройстбо А-11
портал ПЖС-35Я1

Номере типовых Серий ила 
чертежей данного проекта

3.407.1-148.1-002
407-03-592.90-КС -38
407-03-592.90-КС  -3 3
407-03-592.90-КС  -2 7
407-03-592.90-КС -3 0
3.407.1-148.1-066
3.407.1-137.1-027

4 0 7 - 0 3 - 5 9 2 . 9 0 - K C

Установочные чертежи трансформаторов 150кВНачлтд. Раменский S E now
Нжонтр. Сашок now Трансформаторы ТЛГИ-250Ц37ШШ1 стадия лист лиатвГИП Фомин now ТД TH-16QQ0/1S0-85H1 с выводом вши- 

новки СН под углом 7о190*на ш  ячейковых пооталах ЗЗхВ ! »*' «гип сто. Ковалей Ш : now
глот
инхАк

Кирсаноба
Калинине n

now ic g a ^m m v c E n m e nконструкции, вариант с железо- 1 „
e r e s - O t P ФвртАЗ
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На чертеже показано располо
жение одностоечной опоры 35кВ  
при дыдоде ошинодки СН Влево. 
при дыдоде ошинобки СН бпрабо 
одностоечную опору 35кд  
расположить зеркально.

и портала

Спецификация к  схеме расположения строительных конструкций

1оэ. Ноименодоние Кол. Номера типодых серий или 
чертежей данного проекта

1 фундамент Ф П-3 под трансформатор 1 3.407.1-146.1-002
2 маслоприемник МП-2 1 407-03-592.90-K C -3Q
3 портал ПС-150Т1Г 1 407-03 -592 .90 -К С -31.32
4 фундамент П-12 под портал 2 407 -0 3 -5 9 2 .9 0 -К С -41
5 опора 0-150-1 1 407-03-S 92.90-K C  -2 7
6 опора 0-150-4 1 407-03 -592 .90 -К С  -3 0
7 анкерное устройство А -21 2 407-03 -592 .90 -К С  -4 3

В концевая опора ОГС-1 1 4 0 7 -0 3 -5 9 2 .9 0 -К С -2 5
9 Финдамент П-14 под опори ОГС-1 1 3.407.2-162.3-1

Нач.отд,
_Нжонщ,

ГЙП
г  и п  c m  I
г /icneti
VHX.1K

Раменский
Сайт
Фомин
К сШ ф ^
Киршара_
Колинько

Ж

C ttA z

tWISt
nptsi
Ш ;
now
tw in,
nm st

4 0 7 - 0 3 - 5 9 2 . 9 0 -К С
Установочные чертежи трансформаторов 150кВ
1 реформаторы ТА 7Н-25С00/150-Н1, 

ТП П И б О О О /Щ 'Л  с ОыШан ошинобки 
СН пей углам 70^'Ж но пЗпостосчгых

опорах 35*Л_
Схема расположения строительных 

конапрукций-Оарсснт с металлическими 
порталами_____________

стадия лист листай
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На чертеже показано располо
жение одностоечной опоры 35кВ  
при дыдоде ошинодки СН дледо, 
при дыдоде ошинодки СН бпрадо 
одностоечную опару 35кВ  
расположить зеркально.

Спецификация к  схеме расположения строительных конструкций

Поз Ноименодоние Кол. Номера типодых серий или 
чертежей данного проекта

1 фундамент Ф П -3 под трансформатор 1 3.407.1-148.1-002
2 маслоприемник МП-2 1 4 0 7 -0 3 -5 9 2 .90-КС -38
3 портал ПЖ-150Т1 1 407 -0 3 -5 9 2 .9 0 -К С -3 3
4 опора 0-150*1 1 407 -0 3 -5 9 2 .9 0 -К С -2 7
5 опора 0-150-4 1 407 -0 3 -5 9 2 .9 0 -К С -3 0
6 анкерное устройство А-11 2 3.407.1-148.1-066
7 одностоечная опора 0Г -1 1 4 0 7 -0 3 -5 9 2 .90-КС -26

Нанята.
П х о н т р .

ГИП

uhx.U

PomvkxuQ
С а ц ю к ___
Фомин 

ГИПстрА КодзлсО 
злгпец, Кирсанада

Колинько

Ш А

O vK ^-
fo s t :

ttmsi
П0191
прлп
nptst
npipl
twist

4 0 7 - 0 3 - 5 9 2 . 9 0 -К С
Устанодочные чертежи трансформатороб 150кВ

I под углам 701Ж га одностоечных 
опорах 35кВ._______

Схема расположения строительных 
контрукитХ Борисет  г  железа* 

бетонными порталами
г г е р - о г

стадия лист листай

РП 18

ССВЗАПЖРГОССТЬПРОЕКТ
Ленинград

Формат АЗ



Спецификация к  схеме расположения строительных конструкций

Ъэ. Наименование Кол. Номера типовых серий или 
тртежей данного проекта

1 фундамент ФП-3 под трансформатор 1 3.407.1-146.1-002
2 маслоприемник МП-3 1 407-03-592.90-КС -39
3 портал ПС-150Т1 1 407-03-592.90-КС -31
4 фундамент П-12 под портал 2 407-03-592.90-КС -41
5 опора 0-150-2 1 407-03-592.90-КС -28
6 анкерное устройстбо А-21 2 407-03-592.90-КС -43

4 0 7 -0 3 -5 9 2 .9 0 -К С
Установочные чертежи трансформаторов 150кВНочлпА Раменский пот

Нхото. Сацак СсиЛу now
Трансформатор т -Ж Ю /Ш -Ш

апаЗия ] лист листа
пт <Pc*tw пли РП | 19ГИПета. Ковалев «ли

деспад Кирсанове пли йемо расположения апроиюепьнш 
тхтрукц&Вариант с метамнюшт  

порталами
авзмэнЕттьпРОЕкт.UHX.1K Кминысе и - пли

ЛентраВ |
#£im m AS

4

Спецификация к  схеме расположения строительных конструкций

Поз Наименование Кол. Номера типовых серий или 
чертежей данного проекта

1 фцндамент ФП-3 под трансформатор 1 3.407.1-148.1-002
2 маслоприемник МП-1 1 407-03-592.90-КС -39
3 портал ПЖ-150Т1 1 407-03-592.90-КС  -33
4 анкерное устройстдо А-11 2 3.407.1-146.1-056
5 опора-0-150-2 1 407-03-592.90-КС  -2 6

4 0 7 - 0 3 - 5 9 2 .9 0 -K C
Установочные чертежи трансформаторов 150к9НачмА Раменский now

Шита. Сацак Сл^ How
Ттттмтзр 7АН-ЖЮ/Ш-Ч1

аюЗия лист J листов
пт Фомин now

РП ж  1ПЛат Ковалев now
з/шт Кирсанова ' HOW
тя.Ь Кттко (tW- now

-----1 шттьшпартлат 1 Лентрев |
«? ? е $  -« ? < ?
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Спецификация к  схеме расположения строительных конструкций

1оз. Наименование Кол. Номера типовых серий или 
i ертежей данного проекта

1 фундамент ФГРЗ под трансформатор 1 3.407.1-148.1-002
2 мослоприемник М П -3 1 4 0 7 -0 3 -5 9 2 .9 0 -К С  -3 9
3 портал ПС-150Т1 1 4 0 7 -0 3 -5 9 2 .9 0 -К С  -31
4 фундамент П -12 под портал 2 4 0 7 -0 3 -5 9 2 .9 0 -К С -41
5 опора 0 -1 5 0 -2 1 4 0 7 -0 3 -5 9 2 .9 0 -К С -2 8
6 анкерное устройство А -2 1 2 4 0 7 -0 3 -5 9 2 .9 0 -К С -4 3

4 0 7 - 0 3 - 5 9 2 . 9 0 - К С
twist
tICISI
tWlV
twin
ftPin
tigtst

НстаноВочные чертежи трансформаторов 150к8
Нконтр.

.h y y Z'mi cm  
_жсмц._

PcWCP'O
Ccwoir Са—^

Трансформатор ТРДН-320С0/150-Ч1
стадия лисп листай

.9Р0ЧЧ___
Kj'MfPA__
КирсшпФа̂
Калита__

с я . :г>Щ'
Ы-

РП 21
Сх-та расположения строительных 

ксчструпр/О. Вариант с металлическими 
пррталрми

СЕВЗАПЭНЕРГОСЕТЬГРОЕКТ
Ленинград

Формат AS
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Спецификация к  схеме расположения строительных конструкций

Поз. Наименование Кол. Номера типодых серий или 
чертежей данного проекта

1 фундамент Ф П -3 под трансформатор 1 3.407.1-148.1-003
2 мослоприемник М П -3 1 4 0 7 -0 3 -5 9 2 .9 0 -К С  -3 9
3 портал ПЖ -150Т1 1 4 0 7 -0 3 -5 9 2 .9 0 -К С  -3 3
4 анкерное устройство А-11 2 3.407.1-148.1-066
5 опора 0 -1 5 0 -2 1 4 0 7 -0 3 -5 9 2 .9 0 -К С  -2 8

4 0 7 - 0 3 - 5 9 2 . 9 0 - К С
Установочные чертежи тпанстопматоооВ 150кВНачлтд.

Нхочтп,
run

ГИПстр.
гхепеч

,Раменский n o w
Сайт twist

Трансформатор ТРДН-32000/IS O -W
стадия лист листсд

Фомин
Кайолей

ZZ'CJ
■&С

ялм
twist

\ 5I___ 22
Кирсанпйа twist Схема расположения строительных 

конструкций. Вариот с железо
бетонными постолами

инж.Чк Колчиька rwtst СЕВЗАПЗНЕРГОСЕТЬПРОЕК Т 
Ленинзрад

3  ? е 9 - о г

!

Формат АЗ
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Спецификация к  схеме расположения строительных конструкций

1оз. Наименобанив Кол. Номера типобых серий или 
тртежей данного проекта

1 фундамент ФП-3 под трансформатор 1 3.407.1-140.1-002
2 мослоприемник МП-3 1 407-03-592.90-КС  -3 9
3 портал ПС-150Т1 1 407-03-592.90-КС  -31
4 фундамент П-12 пай портал 2 407-03-592.90-КС  -41
5 опора 0-150-1 1 407-03-592.90-КС -2 7
6 анкерное устройстбо А -21 2 407-03-592.90-КС -4 3

4 0 7 - 0 3 - 5 9 2 . 9 0 - K C

Установочные чертежи трансформаторов 150кВНачета PvhchckuO -J& Asn ew
Нконтр. Сацак now

Трансформатор ТРДН-53000Л50-Ш
стадия лист листов

ГИП Фомин n ew
РП 23Ш т .

гл о т
UK3Ltt-

Ш алей **3 t~ n ew
Ш тоМ.«
Ж т ш а ь _ new

Схема pacm m xetm  строительных 
котлщтсш. Вщшт с металличеашт

тжпжргасЕТьгроЕкг
Ленинград

Ф орт  АЗ

4

. в®  дороги

ось офшфорнторо

ОСЬ _ _____
портила tSOnff

ось коша дса тх/юприетжо 
и порото

Спецификация к  схеме расположения строительных конструкций

Поэ Наименобание Кол. Номера типобых серий или 
чертежей данного проекта

1 фундамент ФП-3 под трансформатор 1 3.407.1-148.1-003
2 маслоприемник МП-3 1 407-03 -592 .90 -К С -3 9
3 портал ПЖ-150Т1 1 407-03-592.90-КС -3 3
4 анкерное устройстбо А-11 2 3.407.1-148.1-066
5 опора 0-150-1 1 407-03-592.90-КС  -2 7

4 0 7 - 0 3 - 5 9 2 . 9 0 - K C

Установочные чертежи трансформаторов 150кВНачета. РоменекиО 5 К now
Нкото. Сток now 1шдЛда I лист лотов

пт Фомин ■2*2° now Тртсферматр ТРДН-Ш Ю О /Щ .Щ  I 1
1 Р П  1 24ГИП т о. Ковалев n ew

е /ш ш Кирсанова й ж я - n ew
t S S T  \ш » п и т а п ы г с в п

бетонными порталами |  Ленинград
m m

£ у е & - о г О врт А З !



Я
яь

бт
 2

QCCzl

а*
<ож

h
о

tr.
о

ЗГ

/ в
С п е ц и ф и к а ц и я  д л е п е н т о И  и  а е п е  р а с п о л о ж е н и я  
н о н ц е о о й  о п о р ы  35 м В  О Г С Ч
П ар на ,
П  05. О б о з н а ч е н и е  1 Htnmembnme ] к а л

__________________ 1—__ . .

Пасса
dnr

П р и м е 
ч а н и е

С т а л ь н ы е  э л е м е н т ы
/ it.m.z -Гбг.ч  < й и | С т о й и а  Т С  45 \. / m
,2 З . Ш 2 - № 4  З И П С т о и н а  ГС ‘ 16 / 30/

3 407-03-592.30- П С М г о и з д е л и е  П Р  ‘23 5.7

С т а н д а р т н ы е  и з д е л и я
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— ItlaiiSa 16 т ю п -rs* w

---

—L  .

______

Фундапымы под стойку т . серию 
№ 7 .2  4.62 km . Ь и W -05-53290 КС-ч>;КС-42

if

feiiwjLН'понтр.
rurf
пот emu
Слепец,

Ропснст и
С щ т
Фоним
Ш оШ ~
KupcomW

i t =
L
/jiU9- 
V>vT

|?50>Я 
05 <W/ 
MV^'

Ш  0 3 - 5 3 2 .3 0 - К С

У ст ю р т а  чертежи транарорпатороб /50 и 5
Студия 
РП

Тгепа расположения 
ЗЛСпентоо нонце&ой 
опори 35п6 ОГС’ С

1чШ1
25

Tlucm ofT

СЕМШНЕРГ0СШ1Г0Ш
Ле н и н г р а д

г  г е з - о г
ФяппитЯЙ
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С п е ц и ф и к а ц и я  ш п е н т о Е  я с х е м е  р а с ш и р е н и я  
нонцш й опоры 3 5  пЬ 0 Г 4 _________
Парна
ПОЗ. Обозначение Наименование Кол.

Нассо
вдж Приме

чание
Железобетонные элементы

( змгЛ’Ш  от ( Стойка ВС Ш-В57 и зт £06 ГТ̂

Смольные элементы
£ AQ7'03 -53230 КСМ-П Цзделие НР-3 / (3.7
3 Го же 48 Изделие HP *£ / д а
А // 4В UiBme ПРЧ / (3.9
5 А87'03'59г.30 НСМ 43 Цзделие ПР43 3 А.В

Закрепление смой ни 5 грунт  сп. 
серию 3 .4 0 7 4 4 5 7

Г 1 I
4 0 7 -  0 5 -5 3 2 . SO  -К С

УтаноЬочнт чертежа транссрорпотороВ (50пЬРопенстй ч и * ешя0?цнж СйЧ 0S.OJ.9I ю п ? я ш г а . 1|Г1/Л Фопин ■mL OS.OW РП £6 (\пшст [Коболе̂ 1/лйЛ0SMSIp.crtPit гадаганш \мЩ\osm Тхёт расположения 
мепемто концевой (ШАПЗШРГОСЕТЬПРОШЛЕНИНГРАД1

I ‘ L.. 1 J b W U  3ftи* 0Г4_,  ... 1
. р р б '& '- о г

ШпЩи. ____ _____ Щупом Mi



Лл
ьб

он
б 0 -f5 0 4

С пециф икация к  схем е  р а сп о л о ж е н и я  ст а ль н и х  
элемент ов на  опору W -ts o -t

Марка
поз. Обозначение //аименоЗание Кол

Macro
ед.,нг

Ирине-
чепше

Сборочные един ион
1 Ш7-ОЗ-59В.90-КС.Ц-5 изделие N-& 1 ess

Г г ~В То ж е  N-7 ( b j
3 зАт я-т /гКс.и-т -оз и MS-94 1 518
4 407-03-497.SSKC.lJ ~ 2 п мэ-ггв 1 04

Реш али
vcp/пнко5 ГОСТS5D9-8S У ШОК 7S*7S* В С-PSD 2 17

/ - /

ЧйУ;?!м.д>'Й̂ рнтп
ru n "
Шщр*.
.Pr-j&eiL
Ul&tJjL

Типи закреплений споры $ груш е  
см. Л. кХ*4&

См. вместе с л. /Г Г -36!

Рокс,чехии
ffikiOK.фениц__
Ж а д £ _
КцттоЯг
^ьтшФ.

£1М

OS i1
Кеч

407-03-59990- К С
Установочные чертежи трансформаторов 150x6
Шиопо/ifocmio зазенлител* 
зон- (Юн-11 ухл i  с рек рядhl 
С РОМ- 39У1 3 ариашп. (
С лека расположения 
дленентп! опоры0-/60-S __

Crr.adus"PUCni iPuC.VC.?
РП 67

№'.Ц№КЖй7КС
KtHUHtfxid j

%Р-=■гп:Яс
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Ц У Корка,
поз. Обозначение Наименование Кая.

Нассо
ед.,кг II

,8 8 1 <76 Сборочные единицы
MIL. / 3 407.9- (53.7-KCU-Q/8-09 изделие Мд-94 { 9.8Н>

2 ш -оз-$ 9 гш к см -г То ж е M-f < 59J
II 1\ || 3 - д я М-8 г J J L

~ г* ~х~х \ Нетало
/50 его  \ - А - 4 Г0СТ8509-86 Уголок 75x75*6 £*350 г 8.4 дезчеотежа

,т /05

Типы закреплений опоры В грунте 

см. л  КС-40.

Сы. вм ест е с  л. КС-$6

Ш от  | 
Монт. 
Ш _ |  
ГиПстр.
И ш ч .
Цнхс.ёк.

д Ронет щ  
С(ЩЮ£
Ф.онм._

КщтоЯе
я&фте&-

■ '/'к
/>;̂ 7г

С£Ч>
t'5r;
.“iT

t , 0 7 - 0 3 - 5 9 m - K C
Установочные чертежи трансформаторов Шк&
Разрядник PBC-3S & ^ S ! S S T  
ц/лс^ заметно8 ш $&'
Схема расположен ид  
элем ент ов опоры  

О- /50-3 '

РП }S 9
ЛистсЯ

с ш о т т ж й х
Лшниад

СГл НЫ-ЛМ! Л Л

Шн
З К

?п
ад

л\
Пс

дп
иа

> и
 ca

ms
 

| З
зс

н.и
нЯ

Н*
'

Норка,
_ £ 0 3 . Обозначение Наименование

-< Масса
ед.рх

броне-
чание

Сборочные единицы
/
г

•Z M U S i. 7-kcu- oir-o i изделие У  9 -94 / 9.8 —

407-03-59? 90-£СМ‘£ То ж е  М- { 1 S9.I
3 —5 п М-3 1 7.0
4 _ ~ 4 и М-4 / Ю.9
S - 4 и М -5 / S.7

Детали
6 ГОСТ 8509-8Б Уголок 75х 75*0 • 6- 350 г гл

"да  yep,meet а

± = ±

Типы Закреплений опоры £  грунте 
см. л. КС-40.

- р= ~
*Г

390 Си . вместе с л. Л Г -  3 6

4 0 7 - 0 3 -  5 9 В . 9 0 - К С

Havjwtf
H.HONVp
ж : .

Г0р.с'пр_. .

T jw i*L .
И ж Ж

I  *

Ронснскми. 7 л  ^ act?, Установочные черт ежи т ранарпрмат оро£ Ч$0*&
Of Г 9t Разрядник PSC- 35, ш каф  

залсимоВ UJ3G и ш каф  
б ит ья и /А - г .

(-пПхУЯ Л чоп^’щМ4\— — -

Фомин.______

Качалов
Bvpcwmpii,
!ju>{pCTki*Ce

а ! ’  у ;  

0Sy~7
Р П 3 0

j n i j
CS ОП
ъ'ез*-

С х е м а  р а с п о л о ж е н и я
эле м ен п  о 8 опары  

П - <50- 4

. ш т с к о с ш р а  ■

Ленинград :



Л
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С п е ц и ф и к а ц и я  *  с х ^ % £ р ю 8 з ° м р т а п д SieHeNmoS п п р а н с ф о р н и -

п с - т т /

$

5

Схема нагоизок

в з I I
S t

“ }
Q<

m  

J S j t

\T q&

Sf St St

а(*гр \t I
h

!
t

I ЗР/

\
у
%

\
\ \~ < °а

$ s  Se Яг

С х е м а  усилии  

н а  ф ундамент ы
Таблица усилий на фундаменты

Обозна
чения  
на груш 
- S i -  

£ l

_ S i

S e J
£

S j l __

Т а б л и ц а  н о р м а т и в н ы х  н а г р у з о к

Mcti/нен о icr/tue 
н а г р у з о к

Тяже ни е oujuhoSku f 50кв 
'Давление tem p o  'на полира- 
le jn a jm iw Q  tKQ jL ги р А Ч н О у^  
масса пслпралета ошинод- 

ж м ^ ш р й Ш м .
Тяже наг ош иновки 3 5 к д  
Давление Тет ра на лолрро- 
a q p ic l  с т т & ш л з у ш и щ  
Морс о  пол про лет а ош и-  
т к и -И -л и ъ л я н (Ь и

Обозна
чение

--------- !
ЦоШ/Лс
Ветер под 

£45*

QozOftxfla

Ветер1  
ощинодке

М т. кН aJ < s ,

Иеир, кН ,в̂ К в 1!^ v

Qji. КН

Он. кН

р« вет рокое а а м
—SJA ш к с и р  tujfeUMQi

A s То же

1. Усилия н а  ф ундам ент ы , приведенны е 2  числителе 

даны для расчет ны х нагрузок, §  знам енат еле-д ля  

норм ат ивны х нагрузок.

2, Размеры о отметки, указанны е 2  схо д к а х , от носят 

ся  к  сд анном у ф ундам ент у.

Норка,
поз. Обозначение Наименование Кол.

Масса
тд.,кг

Приме
чание

Сборочные единицы

i 5 407.2-(62A НИМ Традерса тс-(9 { 496
г 9КН Стоика ТС- (6 г 869
3 ТКИ Стоика _ ТС-ft _ е 26$
4 ш м Марка ТС-%Ь г 200
s т -оз-59г.90-ксм -1 Стоика ТС-760 г 2W

Стандартные изделия
дОЛт №0*80 ГОСТ 7798-  70 * 4

Болт H/e<SQ/VCr 7198-70* /о

Болт М16*55Г0СТ 7798-70* 64
Гадка № 0.5 ГОСТ59(670* 4
Гадка H1S. 5 ГОСТ59f5‘ 70* во
Шайба20 ГОСТНЪ7<-78* 4
Шадба 26 гост5 7г  ?в * 80
Шайба ВОН.БЗГГОстоелд 4
Шсшба (6Н. 65Г ГОС!В408’ 70 * 80

\

W 7-0 3 -59 9 .90 -K C
п ,  масса продержи дающ ей■х!__ [г ирлянсГб/ з Т к в . ^  _

Мосса шкасрод зажима 
B em poS pe d o t^ H u e  н а

Устанодочные чертежи трансформаторов 750кВ

Л и ст аТ

Схема расположения мент- 
mot трансформаторного

Р П

Лист

Ъ1

с т т н т е т ш т
ЛЕНИНГРАД

Копировал! Я в Ж  -> Ф о р м а т : # £



Специф икация К схем е расположения дополнительных элементов порт ала.

<\1
*

!

К
с :

<>

й

nC-iS0T1A

П С Ч 5 0 Т 1 Д ПС-1507IE

См. при меч.

8 .6 3 5

' б .  г ' Х Г ®

woo

ПС- I50T1& П С - 1 5 0 Т 1 Г

ц

5
у —  С м .  п р и т ч .

IК ____ /
П .2

, су}' Ь.
1 £&
V,

•f

2

у 1
ш о о

л Ш т )

а. 635

Т  6 .1 2 5  

0.000

пс-тпж 2 - 2

з - з

jf f -

р т
1
1
1

1.

г г77у ^277 1
f 1

\  Д_ / ■
1
11

X4i———— 1 —  ■

------------м

А / 7 >
"V
Чч

Ч

I
1

и

£ 4 *77TJ
1

U

ГОСТ S264-8Q-M-&6 
tU i  Удел 4  см. до,кум. 3 .4 ° 7 ,2 -1 6 2 .1 -0 4 3 .

2. Схему расположения трансформаторного 
портала ПСЧ50Т1 и специф икацию  к  
нему см. а  Л 1 с -51.

J K

М арка
поз. О б о зн аи е н и е Н а и м е н о в а н и е Хал.

Масса
ед.кг

Приме, 
нами г

ПС450Т1Я
1 4 0 7 .0 3 -5 3 2 .9 0 -ХСИ-З Щ делое м-2 В 4.2
2 ГОСТ £ 5 0 9 -8 6 Уголок 75» 75» 6 -5 s 96 0 г а

ПС-150Т16
3 $. 4 0 1 2  4 6 2  А  (И З  № Тросост ойка Т С -21 1 If о
4 01k хм М олниеот вод ТС- 2 2 1 Ю25 006 хм Зл'т  Соборный ТС- 6 1 22

^ П С -1 5 0 Т 1 &  .
f 4 0 7 -0 3 -5 9 2 .9 0 -Х С И 'З Иддслие М -2 в 4,2
а ГОСТ £ 5 0 9 - 8 6 У г с ю н 7 5 > 7 5 *б  т( > М г 6 .6
3 3. 4 0 7 .2 -(6 2 А  013 Ш Т р о с о ст о й ка  Т С -21 1 116
4 01k хм М олниеот ёод Т С -2 2 1 102
S 006 ХМ Зл-т  до Торны й Т С -5 j j i t Z

n C - tS O T ir
6 Ш О З -5 9 2 .$ 0 - Ш -  7 и зд ели е М -8 в 3,4
7 - 9 Т о  ж е  М - 10 L 18.9'

П С -15071Д
3 3 .4 0 7 2 -1 6 2 А  013 ХМ Тросост ойка ГС-21 1 116
4 01k ХМ М олпиеот Зсд TC-2Z 1 W 2
5 0 0 6  т Зп т доборНЫй ТС - 6 1 2 2
6 W - 0 3 -5 9 2 .3 0 -КСИ- 7 Щ делие М -8 2 ЗА
7 '9 Го ж е  м -10 2 18 .9

ПС- (5 0 7 (5
( 4 0 7 -0 3 -5 9 2 .9 0 - ХС И -3 Щ делие м -2 г 4ТГ1
2 ГОСТ 8 5 0 9 -8 6 Уголок 7 5 *7 5 *6  ч ? - 3 6 0 2 6.6
$ 407- 0 3 -5 9 2 .9 0 -Х С И -7 изделие М - 8 2 ЗА
7 -9 Т о ж е  М - 10 SL J & .L

ПС-1 5 0 7 1 ОЮ
1 4 0 7 - 0 3 -5 9 2 .3 0 -ХС.И-3 изделие м -2 В 4,г2 ГОСТ 6 5 0 9 -8 6 Уголок 75* 7 5 *6  { -  360 2 6,6

3 3 .4 0 7  2 -1 6 2  А  013 ХМ Т р о с о ст сй ка  ТС -21 1 j i6 _ _4 01k Л М МолниеотбоЬ Т С -2 2 1 102 ~5 0 0 6  ХМ Эл-m  Ооборный тс-6 i 225 4 0 7 -0 3 - 5 3 2 .90-Х СМ  - 7 изделие м-8 2 ЗА7 -В Т с  з/сс Ш 0 2 А Л

С пец иф икаци я  болт о5 на у зе л 4
М арка,

поз.
О богначение Н аи м ен о в ан и е Кол.

Масса, 
ед. кг

Приме
чание

_ 5 Олт м г 0 '7 0  ГОСТ 7738’  70* 6
_ Гайка М 2 0 15 ГОСТ5 9 /5 -70 6
— Ш айба 2 0 ГОСТ11371-78 * 6

шайба г о н ш г в а  ног-70 6

4 0 7 - 0 3 - 5 9 2 . 3 0 - K C

Хсч стд. 
Я митр 
Тип
ГЙПстр 
[л.спец.

Р оняетСоц/ск
Фомин__
Хобалсб
Кирсанова'
Tp^xrrbcfa

-T z Z Tm-.Tr
Щ у .i

0$?'V 
ft O'Ji
cift'i
ft,O'?.

УстаноЗочние чертежей транссрорнатороЗ 150x6
Трансформаторною room алы 

ПС-(50 Т1Я.Ж -150Т1Ж
Стпд’]ч\ Лист Ласт об

РП j 32
ri у 

qF&$
схема расположения 
дополнительных злемснтоВ 

к порталам
С Ш Ш Н Е Р Г О С Ш И Ш

Лени н град

г  ? < s '9 -  о  г <рорча,ъЯ£_
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Таблица н о р м а т и в н ы х  н а г р у з о к

Обозна
чениянагрузок.

Наименование
нагрузок

Значения нормативных нагрузок
Монтажный режим й0гб,25кг/**г Ъ • О: t“ -i5*C

1 нормальныйрежим jfo* SO кг/м2 С*0: t»-Sv
£'&£88?ы* tk Л Г /«* 
C*Z0***Js-$X

St Тяжение Ошинобки 150кЬ 215 зво 1 $40

р,
Давление Ветра на полпролеъ 6 4S 20ошиновки и гирлянду

а,
Масса полпролета ошиновки 67 67 134и гирлянды

й Тяжение ошинобки 35кЬ 280 420 700

Ра
Давление Ветра на полпроле- Ю 70 22та ошиновки и гирлянду

а*
Масса полпролста ошинобки

60 so to5и гирлянды

8 з Масса подде оживающей 33 35 55гирлянды 35 аа
Qi Масса щкасроВ зажима 57 57 /07
01. Ветрс&оъ давление на
ГЬЗ шкаср зажимов 20 3 7
Р 'Ь То ofce 30 4 Ю

С хе м а  нагрузок

&

~ r r r j
Qs С?з 03 Q t

J?s
JO#

I 0 2
а &

• i

£ * 2 ( f ^ V
\ \

$2

0 ?  S t

/  f j p
•  L & -

\  3 P *  

S 2

JE

Г 4. ISO

Спецификация к  схеме р ас п о л о ж е н и я  элементов /пранарорматорного портла

М арка,
поз. О бозначение Н аи м ено вани е Вол

Масса,
Сд.кг

Приме-
чанив

С б о р о чн ы е единицы
Ж е л е зобпт онны е улемен тЫ

1 3 .4 0 7 .1 - / 5 7 . / - / Ст ойка С Ц П 1 7 0 -2 9 0 2 3700  

J 0

Ш м З

о .о  а  ̂2 ГОСТ 2 2 6 8 7 .3 -5 5 П одпят ник П1 г

-----—

Стал* )н ы е  эл ем ен т ы
3 3. 4 0 7 .2  - 162. 4 И  к м Т р а в е р с а  Т С - /3 1 4ss
4 407. 03> 4 3 7 .8 8 -К М -4 О го л о в о к О Т -1 2 76

— — —

Д е т а л и
- П олоса 4 *4 0 * ГОСТtOB-76

0 ,2{ *  /5 0 1 №чертежа

C m a H d a f >т ные и зд е л и я
т

4

— ___________

Г 7 доят  М2Ч* 100 Г0СТ7738-10
— Гайка № 4 ,5 ГОСТ5915- 7 0 *
- Ш айб а 2 4  ГОСТ ПЗУ- 7 8 * 4
- Шайба 2 4  н. 6 $ rm $ h 0 2 'i 4

Схема усилий на 
фундаменты

J fc # »

Таблица усилий на фундамент

/. Узел fl см. докум. 407-03- 437 .38-КС{ a  SO. 
г . Усилия на фундаменты приведенные В числителе 

даны для расчёт ных нагрузок, § знаменат еле - 
для нормат ивны х н а гр у зо к .

------------------- 1
W - 0 3 - 5 9 2 J 0 - K CI  .

Установочные чертеж и трансформ аторов  /50  В &
Вон отд. РоменскиО <f S X » S « 9
Н.крнтр. !Гашок С М
ГИП фзмин U C —

- г -  -  I  №  l  J J  L ................... . .Г И П с т Хо&алев Л * "Х
Глспеи. Кирсанова ef&ii

п о р т а л а  ПЗС-iSOTi j  А е н й Н Г М Д  j
(Лес £ л ; Панкратьева оi№

- 1  , N

g  ? & $ ?  ~ & с ?  ф ерм ат  Д &
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I О бозначение
oo§. ............

Иаат оноёание
Ш асеаШ т е-

К Щ & кЛ ч а н и е

1 п ж - ш о т / я I 1 !
rs болт M 24x90 Ш  7798-70* 4 \  I

Гайка к?24.5 ГОСТ5915-70* 4
1 Шайба 24 ГОСТ Ш И -78* кI П Ж - /5 0  7 /5

Ss 1 Болт М 20x70. Г0СТ7798-73 4 .....
Гайка м20.5 ГОСТ5915-70* 4
Шайба 20. ГОСТ //37/- 73* 4
Шайба 20Н. 65 ГОСТ640270* 4-

П Ж -  150Г1В
Т— ---------

6s Болт М 20X70: ГОСТ 7798-7/Г
Гв Болт ГО24x90 ТОСТ7798-70* t

Гайка т20.5 Г0СТ5915‘ 70* 4
Гайкам24.5 гост59/5-70* 4
Шайба 20. ГОСТ//37/- 78* 4
Шайба 24. ГОСТ//37/- 78* к
Шайба 200. В5Г. ГОСТ5402$ к

П Ж - 1 5 0 Т 1 Г
Г$ болт м 24x90. Г9СТ7798'7б 8

Гайка то2 4 5  ГОСТ59/5- 70* 8
Шайба гк гост ta n - rs * 8

П Ж - 1 5 0 Т 1 Д
6 з Болт 0120x70 /0СТ7798-70* 4
rs болт м 24x90 гост7798-70* 8

Гайкам20.5 ГОСТ59/5-70* 4
Гайка Л7245 гост59/5-70* 8
Шайба 20 гост /137/- 78* 4
Шайба гк гостит- rs * 8
шайба гонж гояМ огЩ 4

П Ж -15О Л Е
Г5 Бтттпгш т о с т  m s -r f /г

Гайка М24.5 ГОСТ59/5-70* /г
Шайба 2k ГОСТ tu r n s * /2

{7 Ж -/5 0 Т /Ж
6 3 Болт м20х 70. ГОСТ 7793-70п h
Га боят П 2 Ш . ro e rm s -rf /2

Гайка м20.5 гост59/5- 70* к
Г а й к а  т 2Ч .5 Г О С Т 59/5-70* /2
Ш а й б о  20. Г О С Т  Н 37М 8* к
Ш а й б а  24. Г О С / //37/ - 18* /г
Ш а й б а  г о н ш / о с т б Ш ё 4

On. in te rn s  e  a . K C -S k

1 1--------- Г " 1  ^  г - А ~
_______________ а п / -  и л - п м  j  м и -  к

Ш Ш . Ш ёт Ш  т £ Ь  Тш, Уевшш& юшю чертежи /пранс/рор/па/тюроВ 150 кВ |
Нконтр Сацюк \е&~р> ог»з$> ГоаЯБШООКШ/ПОйИЫЁПООТОЛЫСтадии Лист Листобrun Ф ом ин  / А _  я м

РП 35run m o . m S a j i i t t t m  " " * т Т 1 Я „ . W H - Ib u T T  Ж

s S  S  ^ециерикаци^ допал- 
- aw H W | / r t y  ^ т т е л ш /х  б е т  о  В С Е в а /т з н Е р го с е т тЗ  

1Ьшнтд 1
Щ р т ш  л з

25

«"Л f i -  us еВай
I!

& -  m  т о т  о  / т д н о ф ш т с / т и

4

Опор/&
Наименование

утанаВлиВаелшго
штротеянтестго

оборудования

А  Сборные &
U /Парна 

$лемента

елтбтанныв мтвты 
Кол\ Шест ОБъет,м^

т о
ШШ(№ №

ш
тштВогв

грунта

РтттнаГРубина I 
, Верха забелки 

стойка I 4t
cSau S tm

П рим е
чаниена

узел
ил-та 

КГ
Одного
зл-та Всего

в - т - i

в -т -2

Ш нш лт т ий
ш ем лит & ль

з а н -т м -Е У х п /
£ разрядниками 

2P8M - 8391

Я СН65-39 1 750 0.3 0,3 с 3,300 3200

6 сан 52-39 / 575 023
0,35 л 3.300

Ф 8 .8 / 300 0,12 20/0

»
СОН 52-39 / 575 0.23 0,23 к - 450-0 3,300 1900

Л СИ 6 5 -3 9 1 750 0.3 0,3 С 2,850 3650
e s s e s  

а -/6 0 4

Разрядник 

т е - 3 5
В СОН 52-33 1 575 0,23

0,35 П
2,350

Ф 8 .8 / 300 о,/г

i!I

$  ■сон 52-39 1 575 023 0,23 Н- # 0- п 2,850 2350

.

В  -  o§ стаек, уеатвВленктж
ё  сёерлвнтй квтлоВант

Г

г
\Раюеиокий р Щ  ' ^

ГИП

/Л .т

В & Э 1~Еацкж
йФ0Юи?} _ Ъ(&. 

Ш е т \  К о В а п е Ё
■ чсаршВЗ 

4ftoar&i

407-03-592.90-КС

Щ в !
к в я з гвд
'Ш Е 5Я Ш Щ

Опоры gHSO-f...
o - m - h

ТаВт щ п б а /л ю н т аВ хея е  -

/5 0 ,8
W iffirrrr.m

Pit I 35

i
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Грунт овал^ 
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Спецификация к схеме расположения элементов маспоприемника мр-

l. Р а с п о л о ж е н и е  п р и я м к е?
см. г е н п л а н .
Л У з л ы  Щ 5 см. л и с т  

К С - 4 7 .

Порка, 
по5. Обозначение Наименование НолМасса

eS.kt
Примечанио

Железобетонные э. чем?нт»9
/ 3. 407 7-7S7 £ып.1 Плита П32.3-1 /4 72S о.гзн

Сталбиые Элемент /
г Ш-оз-зэг.,$о нем-/в Решетка мк-5 1 по
3 — труба УРГ 200

Гост SSKS- 33 1 S7.2
Матёриапб/

—

Круг 76Госг7бЗО- S3 7.4 т М

4 X 7 -  а з - 592 . за-НС
Установочные чертеж и трансформаторов150*3

Схема расположен ил ' 
Элементов маслоприем- 

ниха мп-1.

О п в д и с Л и с т Л и с т о в

Р Я 3 7

С £ в З А П М Р Г О С £ т р О & Т

Л е н и н г р а д

PopfKtm РЗ

3

1

- т

.—:5---- vffi

§
X

ч

1

ч
\

чИ
■ '

O.aoS

-------1
§
1-----
* ОС6

Г— *

I
тр-ра

I
, еооо

i
IX

0.005

0,00$
— г ~ -

....\
Г .  H S O И  J 2 S 0 iseo

51
J2S0_

TfjQO

Щр5еночная nodes /лка-250нм

0.566
\ £

X  ч!а ~~ d.oop.
JL.

блецидоикацш к схеме расположений элементовмослоприемниха мп-2

I Расположение приямка 
см. генплан.

г. У зл ы  J , 7р, /  см. л и ст  
К С - 47 .

Марка,
под. Обозначение Наименование Кол-

Ж елезобс то н н  6 /е э л е м е н тъ  /
1 З . Ш . ! -  /57 Л/Л t П л и т а  П 3 2 .3 -1 72

2 J .  407-7 - Л57 выл. 1 П л и т а  П 1 0 .5 б

С та ль н ь , е  э л е м е н т ы
3 b o i- o i- s g z . s o K M - t i Р е ш е т к а  м н  S /
4 --- - т р у б а  у р г г о о

7Го с т  S S 2 S - S3
М а т е р и а л 6?

К р у г  76 Г о с т  г  S3Q- 83 7.4

У го ло к  SO*SO*S
Го с т  SSoS- 36 в -  7, бг г

Масса,Примс-
°д. к г чана с

y s

73

НО

57,г

156

6.1

о .гр н *
о . о г й м

Нконтр
Тип
Гип.стр 
Га, елец.

/ Ь м е н с к а О

& Я№ —
Фомин_
КовапрЗ_
Шрсанр&

П Г

й ! Ы

Щ.:,.

W -О 3-592.3D-1C
Установочные чертежей трансформаторовfSOrS

Опади#Лист \ Лист o f

Схема расположений  
элементоб наел on раем них. 
_________ м п -2.________

£  7 6 9 - О г .

РП 3 3

аш пм т ссгьоросл  
Ленинград

К о п и р . ЛСЬаЦ ~ Рсрмогп ЛЗ



Я Ш

------------У'"А : «/•
- IL

, m ______________(2-Ш------------- m

1. Расположение приямка 
т . генплан, 

е. №mt 7 g f  лист 
МС« 47

Норм,
not. Обозначение Наименование т

Массе
ед.кг

Приме
чание

Железобетонные эпенентЬ
1 '3.407. /-  tS7 £чп.1 Плита лзе.з-/ /0 765 0.03/9*
& 3-407.1- /S7 & ,»./ Плита Л/0.5 5 73 о.огзп*

Опальные элемен/1Ы
3 407-03-S9S.90-HCD-IS Решетка tfK-S / /10
4 — /Пруда УРГ-гоО

Гост 5565-65 / 57,6
Материалы
kpytf6fcer£sso-as /А Sf58 Н
Уголок 50*50*5
iberssos-se 4.3 3,77 м

М

I  Предельное отклонение стоек допускается :ло (сртикали £15мл / по topusaŝ  
топи f60мм ши йог наклон над по&грзеностью веяли не долее (8мм т  
1м длины, розёорот стоек на угол*5?

£  Значения заел у Японии стоек и c£au„h npudedenti <f, Таблице баршнтоё 
Железо бетоннь лг элемента? опор под оборудование."

Длл типа С
Сбои погружать методом ёиброёдаёпиёанш с предварительным дурением 
лидера диаметром 110мм. Глубина напраёпяюи/ей скёаусины должна бш 
HQ 700мм вь/и/е острия сдай 

Лпя типа /7
Стойки Сон заделатз § Железобетонный подноЖник Ф 6$ бетоном 
класса В1S на мелкам заполнителе.

Для типа К
котлобаны стерли те  на 300мм ниже подашй/ стоек и предусмотреть 
полную й/емку грунта нарушенной структуры 
Стойки СОН установить ё сёерленые котлаёаны на подушки из щебня 
толщиной 300мм. Пазузси меЖду стойками и стенками котлоёа- 
ноё Заполните:
&ПЯ k- 450-Я и К- 650-0- Крупнозернистым песком с тщательным 
уплотнением, для К- 450- & и К- 650-6 -  бетоном класса 6 7ts i  
распор.

W - D 3 - 5 9 2  . 9 D -K C
'тноёвчные чертежи трждоормагорсё/ЗОкв

55755П Ф/Л/иШ У/Д»'/7̂ 1
бо \4 0

ш& Типы закрепление опор
под оборудование б  ер.m m e

!ШНЕРШсшта 
А|гнийгрй&

а г & э - о г
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I. Все раболпЫ по сооружению 
грунЗатемтоВ произВоЗитЬ В 
соотВетстЕии е требованиями 
СНи П 3.05.08*85,3.02.01*81 и 
3JD3.0I-81.
ПоЗ поЗошВои поЗножников 
Выполнить тцателЬ но  
спланироВанную пеечано * 
щебеночную поЗготоВку 
толщиной <00 т п .  Обратную 
засЬтку грунта произВоЗитЬ 
слоями не более 300 м м  о 
тщательном уплотнением.

Марки,
поз. Обозначение НаименоВание Нол.

Масса
еЗ.кг

Приме
чание

Железобетонные элемент ы

п-<г
4 зА о г 1 - М  Бьт. 0 ФунЗамент Ф<.5*<*2 _ г <680 0,61м3

П - 13

< з.<нл.<«М Вып.о ФцнЗвмент ф<,5*<,5‘ 2 г <980 0,19м3

СталЬнЬм злементЫ ..

г зЛогг*!Б?Л <5км Марка ТС-23 < <93

4Q7-03-532.9D-KC
УстаноВочнЬс чертежи трансформаторов <50кЕ

Схеме расположения 
элементов риниаментоо

п-<г, п4х________

СтдПчя
РП

Диет

4<
AuCmoS'

сЕтпзнттьпроЕкт
АснингроЭ

ф ормат

Ц*
5.Н

*п
оЗ

а. 
По̂

пи
сЬ

 и
 З

ат
ч 

йз
сю

. и
нб

. Н
*|

Спецификация к  exem t расположения элемеятоб уднЗамента С -Л

Марка, 
л 09. Обозначение Наименование Кол.

Масса 
еЭ. нг

Приме
чание

Железобетонные элетен mfei

1 зА оч.З-^б  Вьш.2 Сбоя С35.6Н г 2^00 0,35 т3

СталЬнЫе элементы

2. ЗЛо1.г*<В?А <5КМ Марна ТС-23 < 133

3 зА о гЭ н Ь б  Вып.З Наголовник М-Ь-2 г 23,1

4 0 7 - 0 3 - 5 9 2 . 9 0 - К С
s f * )

а с и а к с б о т к Ы  черстеиц т р о я е т о о п м т о Д  15ПкР,Нач.отЗ. Анчеискии Ш - L oitln
И. контр. Сац«и Сс*~ \ creftl СтдЗи* Аист Лнстоц
ГИП Томин

Р П If?гипстр. Кобплеб м м »
Гл.СПСЦ. КирсвноБа г т < Ц - entif Схема расположения 

Элементов у>уноам «нта 
С* Л

(,ш м » н с п и и е (ы и х Б ? и

ЛеникгроЗ
копир. 3|cr sq <Рор«,Гм



. ISO ■ W - LГ

2 - 2

Ы

зо» Z L - Q 3

7
ns ns

1 Вег рвботЫ no сооружению 
^румЗатентов произвоЗитЬ 
в соответствии с /пре6о- 
(онияпи СН и 03.05.06*85 с 
з.ог.о«-$1 и 3.03,01-si. 

г.Лод лодошЕси поЗноз}снико8 

ЕьтолиитЬ /тцателЬно 
спланированную ffecsqno* 
щебеночную поЗготовку 
толщимои 100 tnt>?.

3. Обратную М СЬтку грунпад 
првиЛоЗигоЬ слоят ив 
Ые в  300 пп е тщз/пвА&- 
иЫт уплотнением.

Марка,
(IOS. Обозначение

р .,  ...Г ........ .....  » Д-'

Наименование
Кол-
fl-21

t o .
fl-22

Масса 
еЗ. кг

приме-
чамив

Железобетонные элементы

i
з.*нгм - A V  Зьт.о ТУЗамент Ф 1,5* 1*2 2 - 1680 0,67 м3

Шо ж е ^нЗамент Ф 1,5* 1,5* 2 г 1380 0,79 м3

г з А о г з - ш  Sbm.1 РигелЬ РФ 1.5 2 2 200 0 ,08 т3

~ Т ....... ...........  ......~ ~ ~
СталЬнЫе элементы

3 ‘н п - м м м о - м . ц . м  1 (Ьвелиг м р - А 1 i  ■69.6
ь - м Шо оке ШР-25 1 31.8
5 • ts •  МР-26 1 i 34.7
б 3.1ип.3458. &#>.« | |JtmeA() Ц -<8 k ч V

4 0 7 - 0 3 - 5 9 2 . 0 0 - К С

5^8етаиовочнЫ е чертедеи трансформаторов 150иВ

Схема
злем®р«
йетрщ /ет

т  143
цсполоясения
* бИКвОЙОГО я С Е В З Л П Э Н Е Р Г 0 С Е 1 М Н

%р|адсп ЯЗ

fc
m.
.l
Bw
wt
»
a
a

i f

Я - 2 3 Я - I k

Си. примеч.

Марка,
поз. Обозначение Наименование

Кол-во Масса
еЗ.кг

Приме.
чониаR-23 пгК

ЗЮедезобетоннЫе элементы

1 З .М п .З -А $ вЬт.2 СБая с 35.8-1 1 1 2 ^ 0 0,36
2 З.Мгь 9-158 вЬт.4 РогелЬ РФ 3,0 i 2 500 0 ,8 * 3

1глЬнЫе элепентЬ/

3 ЗЛСП. 9* (58 Б Ьт.) КрепежнЫи элемент д -16 i 2 11,5
Ь Шо ж е Шо ж е  Д -fo г Ц М

9 *м  установки хомуте Зля крепления полиспаста 
гм. серию 3.*м>гм**8.4-070

titaema
OAeMSKfilwM <щп и*ытещ|у <е> о
цтройетов Я-ЗД̂ ЙИ'уу п

Ммм^ JfCgwfo g *}69-Оё ЯЗ
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Марка,
поз. Обозначение Наименование Кол. Масса 

еЗ. кг.
Приме
чание

i <♦01-03-532.30 КС.И- !3 ОзЗелие йм -3 г и
г КС. И 45 изделие Ям-Ь- г Ц«
3 KG.M-Ht ОзЗелие ям-5 Й-
** к с .и -п изделие ЯМ-1 2 6,6
5 кс.и-п изделие ЯМ-6 г 1,2

l - l

г

1 ЗазорЬ» межЗу ка тка м и  и упорами заклинитЬ 
листовой сталЬю.

2. Разметку отверстии Б релЬсе при установке 
парок ЯМ-** и ЯМ»5 произвести по м е сту .
При невозмоз|сности просверлить отверстия 
разрешается ЗаннЫе марки приварить сварнЫм 
швом по Г О С Т  5 2 6 ^  • 8 0 • Ж  • АВ .

4 Q 7 - 0 3 - 5 5 2 . 3 0 - К С
1

ЯстаиовочнЫе чертежей трансформаторов <50 кВСЕЯ!1ЖТ15Ш31ПЯЯ fJiSSрГЩ|
Н. контр Сачкж Сл>0 bteif, ♦̂пцЗия Лист Листов
ТИП Томим mein

РП Й5гнпетр. КоБалсБ т И |
Гл-спеч. Кирсанова УУКлЦ *" [oryt>/ Устройство Зля созЗаиия 

чплбна трансформатора по 
его прооолЬной оси '

СЕВЗЯПЗИЕРГОСЕГЬПРОШ
Ленингр-зЗ

Г
[~~~

формат  ЛЗ

зо

Ы

г-г
к

Щ 85

Маркц,
поз. Обозначение Наименование Кол

Мосса 
td. *г

Ш
!

i Й01-ОЗ-591.90 КС.И -и изделие ЯМ-3 г <3,1

г КС. И -<5 изделие ЯМ-̂ 2
-

3 К С .И -< !* Озделие Ям- 5 Й
-

k К С .И - П Изделие RM-’? 2 6,65 К С .И - П изделие ям-8 г 1,2 __

1. Зазоры межЗу каткими и упорами занлинитЬ 
листовой сталЬю.

2. Разметку отверстии в релЬсе при установке 
марок ЯМ-V u  ЯМ-5 произвести по м есту ,
При невозможности просверлить отверстия разре
шается ЗаннЫе марки приваритЬ сварнЫм швом 
по ГОСТ s ie H o - m - A S .

4 0 7 - 0 3 - 5 е 2 . 3 0 - К С
, )

У с т т Д о ч и Ы е  ч е р т е ж и  т п о к г т о п т п г т » Д  15П к вИ а ч . о т д . P o n t  н е к и й .Y/A 0» a jt
om jiН . к л н т р . С с ц ю к Стадия Лист А и с т  гЬ

п т Ф о м и н

РП 1*6ГИПстр К о Б а л е Б

Г л . с п с ч . К и р с а н о в а
i l c m p o u c m k o  З л я  с о з д а н и я  

у к л о й а  m p a H C t o p p m q m o p a h  п о  
С г о  п р о д о л ь н о й  о с и  г

С т я П Э Н Е Р Г О С Е Г Ъ П Р П Г - К ;

Л с м и н г р п З

Копир- Жцкобо <? ?&д~0£ «pQpnq^M





Яя
ьб

им
 £

Поз. 2

jWj, JOO

— Г
:зг_Ъ

>

-Л1
W  6

т
V. 240

JOOi

— 0
■+Т5Г \ - л

7
too (

_j-f,--
Sc 240

— f.

4оо

a - a

t~t Геомет рическая Схема

(р а з8 е р гк и )

E
I f e J  Н аи м енован ие КоА

t
У т ок  f2$*i2S*8-tocrsso§-M

4
8 *3 9 9 0  54.2кг

2 Тоже. 8 *4 0 0 ! 8 ,2 к г 4

$
Уголок3 6 *3 6 *9'/0СТ6$С9Ш

ы
e -so s i fjtrr

4 Гож е. 8 ‘ 98й ; Ш г 8

S » 8 *4 / 0 ! 8,9кг 4

6 "  2 *6 9 0 ;  1>4кг 1

7 " 2 *6 / $ ;  /,3 кг /

8
Голоса 6  * 8 0 -ГОСТ /03-73

4
8 s /90; 0,7кг

2 -2

t  в с е  отверстия ф /$мм  

2. П ри  невозможност и убрать внутренний  
ради ус у  поз. 2  8 поз. /  снять (р я ску  /4 *у  

н о  длину, у к а за н н у ю  н а  чертеже.

Ш -аз-592 .90Ч <СМ Ч

Стойка тс- m

Стодич Насер Неси- ~
■3 РП 290 /: /0

1:97Нач.отд. Ромснскии /С} -S' г5 t’Jjf
Н. контр. Сашек С££И(

ьЬЪ'*Гнпстр. Подале С Лист /сото Г/
Гл.спеч Кирсанова 05 Olfl севзтнетсетьлг

ЛенинградUmk.Zk ItOHKpcnU'&iшМсТ*> Q5<H3l

£  7 б г & ~ о £ формат Я  а
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П о з  A Рсаёертка 9
ФЦ.

все отверстия ФёЗмм, /роме о&оборенных

Ноч.отд Раменский к ’ ; this -
Н. контр Сайгон ■ ■ С-
ГНПстр Ко$але$ и  'у
Глспсц Кирсанова Г I, ; ,
Uhok.Sk Панкратьев %и , '

и з д е л и я

Ч07-03-592.90-КС.И2

М - 1

Cmndus Хассо Масштаб

РП. $9,1 1:10

Лисп Листов

СЕВЗЛПЗНЕРГОСЕТЬПРОЕКТ 
Ле н и н г г  ад

Форист /JJ

*

>

I Обозначение 1 Марка
а

м м
&

м м

С
мм

Л
мм

М-2 23 23 25 $00
м -з 233 23 30 т
М-15 73 73 25 700

Щ

М а р к а П о х

_

Н а и м е н о в а н и е  j
MwcorJ

я г  j

М - 2 .

Ш в е л л е р  6 - Г О С Т 8 В Ш О

4,1 14 *  в о о }  i z  я г  *

1
М - 3

Ш б е л л е р  /0 - Г О С Т 8 2 Ш о \  

- ( - e t a - ,  ?c«r~| 1 ! 10

j

М - 1 5  ~
( М е л л е р  8 - Г Ю  szbO-SO 1 (

£ - 700; 4 , 9 к г  1

В с е  о т в е р с т и я  Ф / 2 м н .

4 0 7 - 0 3 - 5 Я 9  Я П -К С Л -Л
*

\Cmaty': Дссса МжштгЯ
l/збелие м -2 ;  М ~ 5 ;  

М - 1 5
РП см.

Hav.omd. Раменский табл. НО
Н.контр Сацкзп
ГИПстр Но5аъ?& Лист Листов!
Г л.спец. Кирсанова СЕВШЭ1!ЕРГО&ЕТЬПРОЕКТ 

h ЕНИНГГПЛ
Цнж.2к ОаннратьНЬ

формат /74

ОтЬ. Ф1В. ТОЛЬКО для ЛЩ
28

1 ~~х
а

1—  .  Щ -ч
jТу 330

r0CT5№ ‘8Q-Hhb6

О б озн ачен ие Марна
а

мм
в

мм
Л

мм
М -к 760 50 1500

М -5 50 270 7/0

Марна Поз Наименование Кол. Масса, 
кг

М -Ч
/

Полоса $*80-ГОСТ Ю 9-76*
Z

1

2

10,9{ *  80; 0,3 «г

г
ШВеллер Ю-ГОСТ 8240-30
£ -  1500; 10,3 хг

М - 5
1

Полоса 6*80-ГОСТ W 3-76

6.7
4 * 8 0 ;  0.3 кг

3
Швеллер 10-ГОСТ 8240-30

14'- 710) 6.1кг

П о з . 1

ш

Ы -

0 т 8 .  Ф  17.5

907-03-592. SO-КС. И- 4-- -

Изделие м-Ч; м-5
Ста ft о!Масса 1

РП СМ.
табл. 1:10Нацртд. 

Н контр. ГИПстр, 
Га спец. 
и*ус-2к.

роуенскийСацкж у у
КрКалеЗ e i Лист Лист 1
Кирсанова■ •ks \ . СЕвЗЯПЭНЕРГОСЕТЪПРОШ

ЛенинградПанкратьеваЬ'ч ,' ')'1 >•
г 7 < 5 9 -<?, формат ДЦ.
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Стадия Мосса
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Нм. отд. Р о м е & ш а *М)1
Н ю н т р С а и ю к 9MSf
ГИПстр Н о в ш е В oW i
Гл.сяец. Кирсанова /Ж ОД- W S t
Ш ж .Рк. Паннрспьсва т з я

все о т в е р с т и я  Ф Н мм

407-03-5S2.S0-KC.U-6

и з д е л и е  М-7

ф орм ат  / 7 4

2  7 6 9 - 0 8 формат Я к
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1 - 1

3 7
Начотд. 
Н. контр, 
ГИПстр

Роыйна<ии_
C outh

S 3 ~ > *±ч.
СГ'У,

Ковалёв
Глспец.
инж.ёх.

Кирсанова
Панкратьев

Мд*-г
Ш А

'Jfvhj
V»JJ/

Ц в д е л и е

35

L e i Н а и м е н о в а н и е Hon.

Уголон75'175>'6~ r0GTS509~№
I

1
1 { *  m o ; 9,0кг

2 To н е е 9 ,0  к г 1

Полоса в  *  70 - Г0СТ №  * Ю *
3 t f -  /*<? , Q ,5 * r f

Полоса S rSO-ГОСТ W 3 -7 6 *
k

{ * 7 5 } 0 ,2  к г  1
I 2

б е е  от верст ия Ф  17,5 мм

т - 0 3 - 5 9 2 М ~ К С . И - 3

м ч о

\CmadcA| Marco MacwiaS

a 18,0 1:f0

Лист листов!

СЕВЗДПЗИЬРГОСЕТЬПРОЕК'
ЛЕНИНГРАД

форы ту Д *t

ffo . Наименование Кол

/
Швеллер Ю'ГОСТ8240- 3 0

1
i
j

{ =  /ООО $,6хг i

z Уголок S0*50'S- ГОСТ850986 1!

{ *2 2 0 ;  0,83 к Г г

I

4 0 7 - 0 3 - 5 3 2 . 9 0 - К  C M -  W

О з д е л и е  л / - / /

Стпдих Масса Vacuum.

МЧОтд. 
Н. контр 
ТиПстр 
G&JSpcri 
инж-.гк.

Ромб некий 
С ац ю к  _  
Ковал ёв  
Кирсанова 
Панкратьеве,

Л /л г >
С\гА^_ ̂

H x - s

0S.C1?,
оиъ,
tl(K;
osm

Р П / 0 , 3 V i  0

Лист  Лис т с Г  Г

СЕВШЗНЕРГОСЕГЬПГОГ!-
Л е н и н г р а д

K m h - формат ль
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50 50
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Норка /7оз Наименование Кол.
Масса,

к г

М -18

1
Лист В -Г О С Т  1 9 9 0 3 - » *

/

И.0

S ‘ {40>  8 7 3 ;  B.Sur

г лист  ю - г а с т т - 7 4 *
2

S s /e o *M D ; 1Ъ кг

3
Полоса 6* 90-гисгт -76* hе ° № ; 0 .6 к г

4
Полоса 6 *6 0 -Г 0 С Г №  '7 6 *

/
b £ Q i  0 .2кг

М - / 3 Поэ.12.3см.марки М-72 10. в

Ш -0 3 Ш 9 0 -К О / -

и з д е л и е  M - d . M - f d

йтмгОш?МоссаНасштоб
РП

см.
та&б. т

л в з м ж р т г т т  
Ленинград

Поз.8 Поз.З

; ъ \

,05 5055
вес)

В с е  от в ер ст и я  Ф 2$,В т

т о з - ж ш с м - / г

г y & g - o a
Фовнот:ЯЗ



О т в е р с т и я  cpf3MM

Поз. Наименование Кол.

f
Уеолок НО* 7О*7Г0СТ8510" 86

2220 2,1кг

2
3

4

болт М15*80Г0СТ 7 7S8 * 70 * 2
Гайка М1б ГОСТ 5 9 1 5 -7 0 * 2
Ъ а й б а  16 гост U 3 7 I-7 8 * 2

Л  - -
Нач.отд 
н £04 ПИ 
ГИПстр

Раменский
С ацю к
Кс5олё&~~
Ки&апоЬа

S & -
. ' Л

f i t j j
jy cv
QjUlГл.спеи

4 0 7 - 0 5 - 5 9 2 . 9 0 - Н С . И -  1 4

Стадия М асса Масштаб

и з д е л и е  Й М ~ 5 Р П 4 ,6

Лист | Л и ст о в  1

СЕВЗЯ ПЭНЕГ ГОСЕТЬПРОЕКТ 
Ае н и н гга а  j 

ф с о м о т  /7 4

тоз. Наименование Ш .

Г Г ]\У т о к  3 0 *$ 6 « б г о с г ш ш лII И * Ш  ОЯкг 2

И  I
| Узоаон 46 я 70* 7Г0СТ850$-8$

£*ЮО Ю я г 1

3 ВоАт М16*5б ГОСТ 7738“ 7 lf 2
4 болт М16*80ГОСТ 7 'т ~?0¥ 1
5 Гайка M lб ГОСТ S3 IS -  70* 3

6 Шайба 16 ГОСТ 1137/-  7 8 * 3

Отверстия <рг$мм

-
НпотЪ Романский

Ш р
^

-

Н .К О н трш
Ти л стр 
Гл. спец.

Сацюн
Ко ва л е в
Кирсанова

И з д е л и е

Ш-03-5Э2.90-ЛС.И-(5
Gmac'jc М осса Л  TruTch

Д М - 4 Р П 4,1
.Лисп} H iC m n / i  !

с е в д д п т р г о с Е Н п г о т
Л е н и н г р а д

форм //&

ф ормат Я1/
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0

М М

я м - 6 75
ЯМ-7 55
ЯМ -8 8 5 O riep cw #  Ф № м м

4 0 7 - 0 3 - 5 9 2 . 9 D - К С  > 1 7
МЯЕЕЯЗ М И Ж Я

Ц з З е ш л _ См. 
та й л .Над,бтд. POMCWCKWD | 1 с г  on.

Н. контр C a lm  |£ а «1 О У М
гй П стр. Коболе̂ » \ f r z L 9Г«Щ Диет Листов
Гл.спец. т С ь А к т с т я п ж р ю с т п ж

Ленинград
_____ L

- 1 1
КапироЕзд %|smoiw §3
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 8
Пв
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це

Ь 
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dg
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15
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Парка ilffls.l HqumeMolQmifi Ikca!Посев I ПосевСО. I MQOAtt 
КГ. I /г1 I Иголок 75*75*8 I1 ГЕСТ 8503 ’ 8$ ESQ 1 * М 1

г Wok 75*79*6 jгост ssos-те £*боа | i

MN з Иголок 75*75'*S
Ч <4взгост Ш3*86 £*150

V Kp.qr 16 ГОСТ 25S0-58 1 0,S86*Лзо5 Гоико Ж6.5 raCTS915-1Q* ч
8 Ц1ом5а «6 Г0СТМ37М8* ч

ММ
ПОЗ. 1.2Д5.6 см. ММ

13,87 Kptjr 16 ГОСТ 2530*88
2 0,836**100

МР-3
поз. 1,2,3,5,6 см. МР-1

13,1a Круг <6 ГОСТ 2590*88
2 0,53£«ЭТ0

П ерко а
МП

ь
п п

е
м м

С
м м

Е
м м

Й
м м

МР*< п< 186 191 300 **30 600

М Р* 2 <57 152 177 300 **00 600

М Р - 3 Й 2 137 <62 300 370 600

ч bo L ho 1 нарезка
"  ч Т 1

.  .  _• * _ _

О тверстия 0 /S mm

0 3 - 5 9 2 . 9 D - K C J H 8
ТСтаЗия

1ЙЯ1М»Ц квяндоул ш ш ш ш ш U $hhm
Мосса |Р1дйштд6

См. | 
mQ&A. I

УДйсм 3ucwoK”

p F ^ P - c p e Копировал1 w 4

| С£вЗЛ ЛЭНС ГГОСЕГЬ ЛГ OCRI

Амшкрраа
М
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Поз. 3
Поз. b

(03

ф

"-Д -

Поз. НаипБноКоние Кол

«
ШБеААБрШ* ГОСТ 82^0 *00

e«(850j 26,3кг 

Диет 8 -ГОСТ (азаЗ-7Д *

г

\S =(5 0x t*4 o ; 3,( кг
А ист6 -  ГОСТ- (ЗЗОз- l l f *

73 Ss350«*«Jo; 6,8 к г

Пелеса Бмоо-гост (03-18*
\и

б * (60 0,7 кг

' " 1

4 0 7 -03 -592 .30 -0 *21
СтсЗп!» Placed ГПопм"

ЦзЗелие мр-2^- РП BS.S
М О
\ - и

Лист 1 яU'r.'Tji!
СЕБЗАПЗНЕРГОСЕ ГЬП-t*:

АсниигроЗ

Копир. OfCjjKcfici 2 Т ' 6 ' & ' 0 ^  Формат АЗ



Типовые материалы для проектирования 407-03-592.90

http://files.stroyinf.ru/Index2/1/4293737/4293737318.htm

