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13112 тм

КОМПРЕССОРНАЯ СТАНЦИЯ ОТДЕЛЬНО СТОЯЩАЯ НА 4 -5
КОМПРЕССОРОВ ВЫВ-2.У230 В КОНСТРУКЦИЯХ БМЗ

АЛЬБОМ 2
Перечень альбомов

АЛЬБОЙ1 пз ОБШ.АЙ ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКАТХ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯАЛЬБОМ2 ЗП ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯАП АВТОМАТИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕАЛЬБОМ3 АС АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ□В ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯАЛЬБОМЧ КС, КМГАЛЕРЕЯ БАЛЛОНОВ. КОНСТРУКЦИИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕАЛЬБОМ5 АСИСТРОИТЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯАЛЬБОМБ СВ СПЕЦИФИКАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯАЛЬБОМ7 ВМ ВЕДОМОСТИ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХАЛЬБОМВ СД СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
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Ведомост ь р а б о ч и х  черт еж ей осноЗноео ком плект а м ерки 5П

Лист Н аи м ен оЗ ан ие Примечание

i Обилие донные
г Схема силоЗой оаспоеделит ельной се т и_________
3 1I■1J

4 Плон э л е к т р и ч е с к о й  сет и отопления и  Зент иляцииг

1*1з* ЪIJ

5 Размещ ение элект рообооидоЗания и  роз Водка
кабелей

6 Ж и р н а л  силоЗы х кабелей
7 Ж и о н а л  конт рол ьны х кобелей
8 П лан  сет и за зе м л е н и я

Ведомост ь ссы лочны х и  пр ил агае м ы х д о ку н е н т о З

О б о зн а ч е н и е Н а и м е н о З а н и е Примечание

П рилагаем ы е доки м е нт ы
ЭПСОf г I А) !■ ! ал. 6

В а р и а н т  н а  4 ком пр ессор а
a n a i? С п е ц и ф и ка ц и я  . оборудования .... ал. 6

В ариант  н о  б  ком прессоров
ЭП.ВН Ведомост ь пот ребност и 3 мот е- ал. 7

р и а л а х  ком пл ект а м арки ЭП

О б щ и е  у к а з а н и я .

В  сост аЗ  эл е кт р о т е хн и ч е с ко й  част и ба нн о го  альбо
м а 3ключейы чертежей освещ ения, за зе м л е н и я  и  каб ельного  
х о зя й с т в а  ком п р е ссо р н о й  ст а н ц и и .

П и т а н и е  элект ро п р и е м н и ко в  ком пр ессор н ой  с т а н ц и и  
п р едусм от р ен о  от  щ и т а  собст венны х н у ж д  н а  напряж ены /
з в о /г г о з .

Р абочее освещ ение пр ин ят о н а  н а п р я ж е н и и  З в б /е г о З ;  
р е м о н т н о е -  н а  н а п р я ж е н и и  /6 3  от  лереносноео т рансф ор
м а т о р а  $ 6 0 /1 2  В .

З а зе м л е ни ю  п о дле ж а т  с к а р  косы  ш касроЗ и  щ ит ко6  с  
эл е кт р о а п п а р а т ур о й , к о ж у х и  элект ропечей и  осветительной 
ап па рат ур ы , к о р п у с а  Э лект родЗигат елей, кабельны е конст 
р у к ц и и  и  ic e  п р о ч и е  м е т а л л и че ски е  част и, сЗ гза н н ы е  с  
у ст а н о З ко й  О б ор удо З они  я .

Элект ромонт ажны е работ ы  Зести соотЗетстЗенно 
СО СИ и  П  3 0 5 .0 0 -8 5

рйзпасныН и Ззрь/ЗЬо лесным хрхктеромлроиЫодстЗабе* 
зстосна при соблюдении предусмотренных проектом 
мероприятий.

ГлоЗный инж енер п р о е к т а /О М ./С о З о п е З

Ш Ж

Исч.отЗ
Н.конюэ 
ГСП 
ГиПэнч
П щ ец.
Рр к. г о. 
инженер

Рсчемскии
брчечеед
б 2 HPuZC.j._
ФОнун  
Лурье. 
К е р ш

РрчСяыгн:

Г5И2 ТМ-ЭП
с ■ - ■ ---------
7 Компрессорное стзниия опРе*ц. CmcSj “ Лист.7 Лета К
7 егтихя na<-$K0M.npecccxeS&3'?,Sj 
) 230 S консточтиях Б  Мд РП i 3
?
1 О бщ ие даннь/е

„ энсреосетьлроект - 
Ссйр+Заподное отделениеЛенинград

Д л я  за зем л ения  использоЗана обрам ление кабельны х каналоЗ , 
к  кот ором у д о л ж н ы  быть присоединены  fe e  част и, п о д л е ж а 
щ ие  зазем лению .

б'а ни и 

]i£ ^ s a _

КРУрпр

TyckiH.
titetej,
EbKJP~~
Инженер

и
Хс.чгсессоснся сточци* отдельно 
с -: f„ ;j9  но Ь-$*анлрсссзрс$ ЗШ-23, 
9ЗЭ Р 49«cmaUKUU9X 6Мд

Ста доя Лист /усггтэА-
РП 8

План сети зазем ления
бнеегосетьпроекгп
СбсрнЗа vfree отделения

fam /pofa*: Лальс Формат: Я д
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П л а н

С хем а  управления ас{ещенцен ш е р е о  
с dSyx мест

р а за  у -

НОЛЬ jg -

о ---------------------------------------------------о /

_________________

С хе м а  щ и т а  асВ еш ения  

Я О У -8 5 0 / УЗ -w 3 8 0 /г г о

Тип автомата

поминаш ы и 
Оокрасцепителя, Я

Н аркироВ ка  
м а р ка  и  сечение  

кабеля

Наименование
flpUCMHUKQi

1 • ^*

I t
I I I -
Е С 4 §

й к  
|S}. *  8-

$  Q 
1 1 | 1 §

s  & &  
^ 1 "

%

t  Норны освещенности понещении приняты согласно Ctiu/7j~*t-70 
г. Н а п р я ж е н и е  сет и о св е щ е н и я  580 /Н О В  
5. Сеть осве щ е ни я В ы полняет ся от кры т о и  В  кабельны х ко н а л о х  

кабелем  Я & В Г с  соб лю дением  СНиПЕ-Ь *79и  и нст р укц и и  СН-357- 77 
£ В ы сот а t/с т а н о В к и  ш т епсельны х р о зе т о к* 0 .8 м  от пола; выключа

т елей - 1 5 н ; щ и т ко В* 1 8 н .
5, бее части подлеж ащ ие заземления?, присоединяю т ся к  Внутрен

нему ко н т ур у  заземления кснпрессормай ст анции, используя 
обрамление ка б е л ь н ы х коналоВ .

6. М онт аж асВещения Выполняется по месту монт ажными организа
циям и М инэнерго СССР с  использованием  т ипоВ ы х узлоВ.

ifo torre , 
И КОнтр
ГЦПву тл 
ГI спей,
умхунер

Рснеяскци
Л с * с * Ш &
$Q*il!L-
%'гД г щ

К
г? f t
Х е У
'W
cm
пек*
Ш 1

Я Н 2 т м - Э Л

Компрессорная станцияотве.пк 
стелит #с ̂ -5компрессоров&Ш5 ■ 
г* гзаком сгг'оикциях S H 3

0с£зщ ем1/е .

РП
л и с *.3 JiJCnro^

КопироСал:Покь€

Л ^Н а гт О Ш е хл г
■ £ M *ip g g _
ФормаыЯВ
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Определение электропечеи по фозом

Енорул 
НОЮ 00,

Фози'
ро8ко

? с е кц и и 5сегс Тип
ящикаупраблочиудиха / 2 3 ч S

минус
го9с

Я '0 
6-0  
С-0

А 3 - 1 
1 j 

1

3~ 3
яэ m i 
згпбтч 
Ь- 16.0 я

минус
30 9 с

Я-0 3z i — — —
В-0 — 1 — 3 — К ЯЭМ1
С-0 — ( — — 3 упкьт

минус
Ч09С

я-0 з__ 1 3 — — lH-2St0R~В-0
Lz(L- ■ц* Г

- X
3

J

I  Сеть отопление Выполняется кобелем f i63r f  Вентиляция — 
кобелем ВвГ открыто по ст еноп и  В  кабельных канолах

2. Нооельные кан а лы  у е л  о дн о  не  п о ка за н ы *
3. Аодклтчекие элект ропечей к  м агист ральной сет и от оп

ления Выполняется через штепсельные р о зет ки .

ЬриЬязан

Ш Ж

Нач от д 
Н контр
ГНПэ»ТЧ
Га. спец, 
Рук. гр 
Цнктнео

Роменсни*
Ломоносове
Ф ом ин_
Лурье
Карпов
KopnoSa

7

/Л ж * -Д >
ш
".

¥t\.

С?Р9
s m
c m
j f f O
•?r>
’/ v V

13112тм -ЭП
Компрессорном мг.пшщ» /Ц/ r g
статная на 4 5 нонпрессаосЬ лп 
ШВгз/гЗд б констрцщоп '5НЗ\ Ми

План элект рической сет и  
Отопления и  Вент иляции

ЛистоВ

ЭНЕРГОСЕ ТЬПРОЕН J  
EeSepo Зсподнос отделение

J!PHUH?ba8
копир. М*Га, формат НЕ
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Лрирязен:

|
|
|

)!

i & ic m i
Я конгг.р
Ш т х
iM n z i^ fJ u p i^
Е уклр^ КарлаL -  
Ьнхенпл Кар nog a

PQX № W  
SQHQHOCCto
Фомин

Ж Г '
Щ .

m

№M
ш

1 ъ и г т м - э п

r9 p . Компрессорная апанцин a rc  t ' i  -г 
<2z£2. стоящая каА^-S камереccccof SU2 

•'Л*.. 7*f9 tfS /fXJ Кканстаикцияос. б н у/-л лi ' Г V .
Размещ ение ж к/л р а е & р усЛ Ь  

$ н и *  и  p a s io d x a  нецелой.

С.~с~с* Л ис^

Р 6
Листав

^ г ? г с :е .п .7 ? с е .щ
Жеро-Зетаднсе оЫелснт 

Ленинград
Копировал: П а п е . Формат: Р д
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Ал
ьб

ом
«Vi Ркнтожная

единица

$ С! $ $<§ §• $ % §

Обозначена 
нобеля пс проекту

Забодаю я шарма
ка б е л я

Д л и н а , м П р и м е ча н и е
Тип число и селение попробление папроекту про л о жемо

1 А п m r - i 3*150*1*5

>!11&1 СилоВой ш каф  W x t 1
rut я т - i 3*150*1*51 То ж е То ж е 1
1 1сяввг-1 3*150*1*5 То ж е То ж е 1
1 ) а ЯВ8Г-/3*150*1*5 Шит СН 3 8 0 /2 2 0 8  подст анции. 8В  о д  К  2 С илоВой ш каф  W X 3 1 1
Г~1б ЯВВГ-1 3*150*1*51 То ж е То ж е 1 1
1 1 с ЯВЯТ -/3*150*1*5 То ж е То ж е 1 1
S0FO1 08ВГ-ОД 3*6*1* ̂ С илоёой ш ка ф  W X1SFS Ящ ик обогреВо W x s S H 1 3 0
SfH-OZ т м д 3*6*1*4 Ящ ик обогреВо W x s s /S f УстоноВко баллоноВ Высокого доВления. Группа I f/0
s m -о з т г-о м Э’ В Н ’ к УстоноВко баллонов Высокого доВления. Грума I УстоноВко баллоноВ Высокого доВления Группо £ 20
S<H-04 т га вб 3 *6 Установка баллонов Высокого давления. Группой УстоноВко баллоноВ Высокого доВления. Трупп о 2 0
S r/t-0 5 Я88Г-т 3 *6 Установка баллонов Высокого доВления. Группа /7/ УстоноВко баллоноВ Высокого доВления. fp i/nno  !У 20
StH-OS Я88Г-0,БЬ 2 *4 Установка баллоноВ Высокого доВления. Группо /рУстоноВко боллоноВ Высокого дсВлемия. Группо Y 20
S K 2 '0 f т ег-од 3‘ iU ’ BS СилоВой ш каф  W X /S F 7 воздухосборник В F 45
s *2 '0 2 т г -0,66P i-O iS воздухосборник в F Нагревательный эленент труодгроВодо слиВо кондемот 15
SK2'03 № N168 S ri/U -iS ИагРеВогельный элемент трубопровода слиВа конденсат Воздухосборник 8 1 3 5
SXZ-M Й88Г-066 d r 4 В оздухосборник 8 1 Воздухосборник З Е 2 5
SH2'05 тг-0,66 2 *4 воздухосборник в й воздухосборник 8 6 } 3 0
SK2-06 Й88Г-Д66 2 *4 В оздухосборник 6Ш воздухосборник в  1У 2 5
SH2-07 яввг-т 2 *4 В оздухосборник 8 1 Ш каф  M XfS H (=□
SK 2^ 08 ЙВВГ'068 2 *4 Ш ка ф  s iX IS H Ш каф  M XSSH C D
MO -01 088Г-ОМ 3*4+1*25 СилоВой ш коф  W X 38F17 Щ ит ок освещ ения JtfD
DsU-ог т г-о м 2 *4 Щ ит ок осВ еценилМ ХА Ш т епсельная сеть 125
vsO-03 ЯВ8Г-Ц66 3 *4 То ж е Освещение монтонной площадки и Входа В натрет/нГ3 0

0880066 2 *4 То ж е То же 3 0
m U -n яввг-т 3*4+1*25 То ж е Освещение галереи и  ВходоВ В галерею 5 0

ЯВВГ-0,66 3 *4 То же То же 30
ЯВЗГ-ОМ 2 *4 То же То же 60

деОду Я6ВТ-0Д 2 *4 То ж е ОсВещение нош и много зола по

stQ -o i т г -о д 34Ф В .5 СилоВой w ko0W X1SF4 Ящик обогреВо W x 4 s r{3 3 5
т г-обб 3*4+1*25 Ящик обогреВо Wx 4 $ t XH Сеть отопления 2 5
яввг-т 3*4 Сеть от опления 15

только при шинис 
30•; W C  *

Й86Г-066 2 *4 Сеть от опления 6 0 см . указание 1

oqU 'D I 088Г066 3*4*1*25 СилоВой ш каф  WX2SF11 витание электрического одноболочного мостового крон 3 5

оаП -o t ШГ-0.66 3*10*1*6 СилоВой ш каф  W X35F /8 Сварочный щ ит ок М Х А 50

su Q -o i Й88Г-0.66 3*10*1*6 СилоВой ш каф  W X 2S F 10 Яш ик S /X6SD U 5 5 _

cnfl-ZZ?ВВГ-0,66 3*25*Н5 Я щ ик M x e s n U Вентилятор WD1 35ОН Ц.УЛ- 
5# 0-03887'0.66 3*25*1*1.5 Яихик K x e s ifo Вентилятор 6 1 2 •6

f p H h O i 088Л /3*55*1*35 СилоВой ш каф  W X2SF3 индивидуальный шкоф оВтомотики У/ 35

KH1-02 088Г ' 1 3*95*1*35 индиВидчольный шкоф оВтоматики H i ЭлектродВиготель компрессора WH1 15
v

/fH 2- 0{ 08ВГ- ( 3*95*1*35 СилоВой ш каф  W X1SF2 индиВидуольный шнаФ оВтомотики д  2 30

KHZ' 02 08В Г ' 1 3*35*1*35 индиВидг/ольньш шкоф  оВтомотижи Н 2 ЭлрктгтдВиготель компрессора W H2 15— г̂- j 1

H H 3-0I 038Г- /3*95*Ш СилоВой ш каф  H X3SF13 Индивидуальный ш каф  оВтомотики W3 30

PH3-02 088ГЧ Ь35ФЗВ Индивидуальный шкоф оВтомотики Н  3 ЭлектродВиготель компрессора W H 3 15

PHU-Ql ЯВВГ-1 .3*95*1*35 СилоВой ш коф  W X1SF3 Индивидуальный шкоф оВтомотики W  4 25

tiH k -0 2 0 3 8Г -1,3*95*1*35 индивидуальный ш коф  оВтомотики У  4

>1I1I
t1 15

M S -01 яввг-1,3*95*1*35 СилоВой. ш коф  WX3SF14 ИндиВидуольный ш каф  аВтомотиж/ W 5 2 5 См. указание  2
ЯН 5-02 083Г- 1 .3*95+1*35 индивидуальный шкоф оВтоматики У  5 ЭлектродВиготель ком п рессоро W H S 15

I

»*
I  *

!О ) %

3

Отопление
ST*

Силовая 
н с  г р о з н о

Вентиляция 
SDe

W H l '

Компрессор г! 2
tw»2

Компрессор 63  

К П З

Компрессор У 4
W H49

Нот рессор 25
W H S 9

t ; Раскладку кобелей от опления сн. лист  Э П -4  
2 . Только для компрессорной н о  S  компрессороВ

I1

— — ....—1М-М

/toy Qm 
Д нпнтр 
ГНПэа.Ч 
Га . епщ  
?И*̂ Ф 
инженер

д Ьо менегчщ 
Ао*от ::$а
Фомин
Л у р ь е ,
КЬрпг
м е т и

13112 тм -Э П
СйР$бзтрессорноя стощия отдельно 
’ 098уипоящая но 4-5 конпрессороо 8Ы8 
п9±'л гз/езо р конструкциях 6МЗ

Стадия Аист Постов

^  Щ р но л  силоВых 
кобелей

ЭНЕРГОШЪПнОЕК 7 
Cdepo'danoinoc отделение 

* Г Ленинград
Копир. Ре+ъ, формат 0 2 М
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Г tfcpKUpCu 
kq ксст  
по про г к

ЗаводскаяHODKfl
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Панель цент ральной си гнал изации I I
SH-SOf К8ВГ 14*15 в Общий шкоср аВтоматики компрессорной устоноВи 0РУ. Приборы сети 40кгс/см ? Ш каср У*23У. i I

SH-502 к з з г 14*15 в То ж е OPU Приборы сети 2бкгс/смВ Шкаср У * 1SM. LJ
SH-503 кввг 14*15 6 То ж е К онст рукция поибороВсет и 230 кгс/см * 50

SH-5Q4 ККАГ 4*1.5 ? То ж е Л еоепискной клапан УУн 1 45

SИ-505 кв в г 4 *1 5 2 То ж е П ерепискной клапан УЯМ2 _ 40

SH-506 кв в г 4*15 ? То ж е Перепускной клапан УРНЗ 35

SH-507 кв в г 4*15 2 То ж е _ Перепускной клапан YPH4 30

SH-S1Q кввг 10*15 4 Здание компрессорной и  Входа. Переключатель 531 Общий шкаср аВтоматики компрессорной установки 35

I"- ̂V»<b ̂

Г

рН1- \$Q кввг 10*15 2 индивидуальны й шкаср аВт омот ини H i Обший шкот оВтомотики компрессорной установки 15

№1-501 кв в г 19*15 3 Ш диВидиальны й шкаср аВт омат ики я / КочстоукцияустонсФш приборов компрессорного сгрегоек/ H i 
?аный агоегат Н/. Электромагнитный клапан 15рцц чпр кввг 4*1.5 2 Т о  ж е Компрессе

продиВки баллонаВ Высоком давления.

№1-303 кв в г 4*1.5 2 То ж е Компрессорный агрегат У 1. Электромагнитный 15
клапан продиВки компрессора.

UH1-504 кззг 7*1.5 3 Обший шкаср аВтоматики компрессорной истансВки УсгонсВка баллонов Высокого дс£ления.Датчик ST3.BT4. 30

1$i) 5e *
4

УИ2-350 кввг 10*15 2 индивидуальный шкаср аВтоматики Н 2 .. Общий шкаш аВтоматики компрессорной установки 20

УН2-501 кввг 19*15 3 индивидуальный шкаср аВт омат ики У2 Ксчстэикиия остановки поибссоВконпссссооногосгоегата M2 го

УН2-502 К38Г 2 То ж е Компрессорный агрегат М2. Электромагнитный клапан 15
продиВки баллонов Высокого давления

УН2-503 кввг 4*15 2 То ж е Компрессорный агрегат У2. Электромагнитный.. 15
клапан продиВки компрессора. . .. .

УН2-50 k кввг 7*1.5 3 Общий шкаср аВтоматики компрессорной установки бспансВка баллоноВ Высокого даВления.Датчики 373.574. 35

?
§••Й?
e %

УНЗ-550 кввг 10*15 2 индцВидс/альный шкаср аВтоматики УЗ Обший шкот аВтоматики компрессорной установки 25

УУ3-501 юнг 19*1.5 3 индивидуальный шкаср аВтоматики М3 KoHCmpuKkц/яустановки приборовт 
\оный агрегат НЗ Этекп

чпоесссснаго агрегата ХЗ го
нт -яг кввг 4*15 2 То ж е Компрессе *Р0 магнитный клапан 15

продиВки баллоноВ Высокого давления
m -т кввг iitl.5 2 Тп ж е КЬмпресеорный аересат М3 Эл 

попон продиВки компресса
'ентоамагнитныи 15

к оа.

1 УУ3504 кввг 1*1.5 3 Общий шкаср аВтоматики компрессорной остановки УстаноВа/ бсллакоВ Высокою давления. Датчики ВТЪ.ВТЬ 40

V**
§•*
1* c: »

VH4-350 кввг 10*15 2 индивидуальный шкот аВ т ом ат ики М4 Общий шкар аВтоматики компрессорной истамоВки 50
№4-501 КВВГ 19*i,S 3 индивидуальны й шкаоо аВт омат ики М4 Конструкция установки поибороВ компрессорного агрссат Н4 во
HM-SOS кввг 4*15 2 То ж е Компрессорный агрегат У  4. Электромагнитный 15

Клапан поодуВки боллоноб Высокого давления
УИ4-503 кввг 4*1.5 2 То ж е Компрессорный ОгсегатН4. Электромагнитный fS

клапан пссдиВки компрессора.
£ У У4-5Ok кззг It 1.5 3 Сбтий ш*аа аВтоматики компрессорной установки бета нс Вт баллонов Высокого давления .Датчик 573 574. _ 4 5*<

УУ5-350 КВВГ т .5 2 индивидуальный шкаср аВт омат ики У 5 Общий ш к о ф  аВтоматики компрессорной установки 35

NH5-501 кввг 19*15 3 индивидуальны й шкааз аВтоматики н 5 Конструкция установки прибссоВ конпресссрногоогрегапаНб го
*o УИ5-502 кввг Ы 5 2 То ж е Компрессорный агрегат У5. Электромагнитный 15
4 клапан продуВки баллонаВ Высокого давления
§**> NH5S03 кввг 4*15 г То ж е Компрессорный агрегат MS. Электромагнитный 15

клапан продиВки компрессора.
§• • УК5-504 кввг 7*1.5 3 Общий шкаср аВтоматики компрессорной установки Уст ановка баллонов Высокого давления 50

4 Датчики ВТЗ.ВТ4.

$ Ш А .
SM-SD3

с ш
«ш

2*5 — Сила Вой шкаао M B /S  Г б _____ щий шкот аВтоматики компрессорной уст ановки . 30
3 52*6 — Силс Вой ш  к а р  У х З б П б. т аВтоматики немпрессорнпй установки

«*»Jt
$•г,
а
-ч5»
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1. При 
гг о

исполн 
кВ и Hi

юВсгнии компрессорной н о  подстанциях с  Высшим напряж ением  
/ж е  с л е д и т  прим енят ь конт рольные надели с  апм/миниеВы-

ми ж и л а  н и  c  соотВестбующим f Величением сечении. 
г У  Только для ком прессорной н а  5 компрессоров,

I

! 5 И г т н - Э П]
1
1
|

ПриВям/т M jltL
7йг**ч"

PC-WCKL А S9 о) Компрессорная станция отдельна 
стоящая на 4 5 компрессоров &~ъ- 

\гз'ггоВ конструкциях гм з

Стадия Лист ЛистоВ

1
>3#

i / C i H W /
L  Г , ' р 7

Г*
с го. 

f i -женр
Ж урнал контрольных 
кабелей

энергоссгт ороект 9
СеВеж-гп'гсдние отделение 
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беЗопость рабочих чертежей основного комплекта
Лист Наит нобание Примечание

Чертежи основного контента папки ЙП

1 Общие данные

г Полная схема ноппрессоро. Цепи абтопатини.
защиты и сигнализации. (начало)

3 Полная схема ноппрессоро. Цепи аЬтопат ики.
защиты и сигнализации. (Окончание)

ц Полная слепа ofuwx цепей ноппрессорной иста•
ноВни. Цепи абтопатини и зашиты.(Начало)

5 Полная слепа оЫ их цепей ноппрессорной цстаноб-
ни. Цепи абтопатини и защиты. (Окончание)

%
6 Полная схема абтопатини обогреба установок

вшлоноБ высокого дабления

7 Ряд зажипоб индивидуального шкафа абтопати-
ни компрессора

8 Ряды зажипоб общего шкафа абтопатини
компрессорной .цстанобки

3 Подключение придороб ноппрессоро

10 Подключение прибора6 компрессорной истанобни

Ведопость ссылочных и прилогагпых вож/ягнтоб

Обозначение Ноипенобание Припечание
Прияагаепые докцпенты

т г т п -л п .м Спецификация оборцдобания ЯльЪоп S
Вариант на Ц ноппрессоро

{з т т п -л п ш Спеиитииацил обооидобони» Йльбопб
Вариант на 5 компрессоров

Общие указания

индивидуальные шныры абтопатини ноппрессоро и 
о5щии шныр абтопатини ноппрессорной установи 
послабляются комплектно с компрессором.

ИЬостокряю. то проект mmbemcmbuem Itucrnkutomun норпап и пйаЬилап, а знсплиатаиия сооружений г  пожаро
опасный и оьрыЬропаснып ярактероп произооостоа оезо- 
поена при сош т ии преОйспотренных протон пероприя- /пи и.

Главный инженер проекте /яг-ЗЛ ЛоЬалеб

------- ,— jnpuaiMw j
—
—

Ш П У —

U*uA\ Н контр1lIceFSRZ ““
13112т п'Л Пm

—
——Кмпрессорнм станция отОшЩпаШ1ШЖ1ШШЕШ1

но стоящая на Ч-зкотргссть 
М -гза О  б конструкциях 6Пб РП i  (0ЙаклшЙ горе 6

0LCBCH. Никитин 4 4 _
Общие Зонные

ЗЩОШЬПРОМТ
ц ш З ш н ьтЗ ш н шГ Ленинград

Рун.га
Чертмн ц т ш ! 'j t £ .Спиоино — .

Xtm ta rJ L ФоапотЙЗ
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3/У +ЗвОб50ГЦ
I

Л | ]Л2 ЛЗ I
KMt I

вех р н !  общих цепей, 
*  компрессорной ^

С2

r i r ~ k ^  ВсхсмепВщих цепей 
компрессорной <£зо 261

BWf KL2
пи/ | т о  _

_ $  н о  ™  п | /?|_1*

8 $  Я 20
ъ  ш

п
‘ Г , *  $ _ _ « *  - 9 *  - 2> F я1_Г2

х а  o , J k  43 Ц 43 V, я  L в КТЭ

Силовые цепи
компрессора

Стоматический
выключатель §

По установ
ке рабочее! 
компрессора 1

*
1по чета низ - ке резервно

го комп n em t § с»
Ручное Екая 

чение

Магнитный пускатель 
электродвигателя

К л а п а н  продувка  
компрессора' при останов*?

Счетчик часов 
работ ы  

ко м п р е ссщ

П р о м т у тачное 
р е л е  да т чи ко в  

да вл е ни я

П рипуске

вр и  оста
новке

Реле
разгрузи 
и продут

^ СеР^емсни р Ш
Реле возврат а о т  
д о  окончания цикла

работ ы___
Р ем  бремени периоду- 
ческой лродуВки 

компрессора
клапан проауш ьат  
ной йсою го дарения
Т ек I  бремени прсдуВка 
Валлонов Высокого 
давления прираВоте 

ком прт ора

< >хде Выпрямительное 
уст ройст во 

2 4 6

Датчик температуры 
масА1  В картере
Лат чик температур 
Воздуха Во н  ступени

Icmynwb

1 с  ту пт 11
й  ступень I f
!Уступень

c j r t a

Холостой ход

М асла В 
картере 1

«Vi

М °
§

Воздуха
В а у
ступени
П зм ерш еШ м  
w n  В системе

C M U A K U

Выходное
репе Ц

еп
а

§
1
Iэ й

1 11 ̂  §  ̂CJ ^
5 I 1"

•si
§

1tarт
Clс:
2«а

сэ
5

Лампау Указат ель» 
реле не подняв
Продуйка 
компрессора.
реле защиты 
не Вшрашлт

*

П ш & м т п Ж

щ  ,
Ш ш
Ш е я
W K o i

Т Ш Ш .  
Никита. 

. Н ш оди  
'tiy\numpu£U

5 S

ж

Привязан
1

ИНб. н? 11!— 1
Ш2тн-ЙП

Номпоессорьоя станция o r ie n t^  СтпсУ 
стоящ аянар'6 компресс opes 
8Ш5-2Э]23РЬ щетрукциях DM РП

Аист Лист }

Т Л \У Я Я Щ Г  ж г а я
п си гн а л и за ц и и  (Н а ч а л о ^ *  М ш е п Ь д

копир. Д н ю ] формат П2
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Д и агр а м м а  работ ы  конт акт ов д а т ч и к  B P l..B P 5t BP3^t B P  

давления В оздуха 6 1 ...2  ст уп е нях ком прессора и  

да т чи ка  В Р  давления наела В системе см азки

Д иаграм м а роботы контактов реле ВТ1 
т емперат уры  мосла В карт ере и  реле 5 7 2  
температуры Воздуха Во £  ступени.

s e c e rn # \ \ г
>Е 1

*  *  1  1  Ъ

1  1  1  1  I
Назначение
конт акт ов

1
— ч:

Контрен прадчЛнИ 
Т  ступени

В М > Отключение
компрессора

ВР2
-J-C

Контроль прсдуКки 
Л стипени 

Отключение
- К -

- ч г 1

конпрессора 
Контроль продуВки 

-т  ступени
BPS Отключение

- У - конпрессора

3
1

Контроль продуВки 
Р  ст ипени

ВР4 Отключение
конпоессооа

BPS -JLr
Контроль продуВки 

У Стипени

1

Отключение
компрессора

ВРЯ
Отключение

вп конпрессораВР ___1___ 1

^ДГенпера-
М о р к д С ^
& т ч и к о \

V  «г» 
(о От*

Назначение
конт акт ов

в п
_ Отключение

компрессора

8 7 2
J, -------п-------

4101 SF1 470$
5 0 ^

Н адпись н а  (рланце * SB 19 
Включено* В*

к и 9 29 Резервный * Р Щ
\

Резким компрессора

4701
XSB

SPf
у/ ' Ч й

КС7 м ы .
7 Э

KL1
XS8

е гз____ л
T T ' S -  7г х$7

I  УстаВки датчиков давления и  температуры должны Выть уточнены при наладке.
2. УстаВки Времени н а  сраВатыВание контактов реле К71 для первого компрессора:

а) конт акт  /3 -/4  В цепи К Н -5 с  / Вклю чение компрессора)
В! конт акт  В -7  В  цели 6Р -В 0с(аварийное  отключение компрессора при 

пониж енном  давлении масла),
г) контакт В-4 В цепи ел. дВиг. КТ1* 35с[от клю чение эл. ВВиг.,реле бремени f f l ) . 

Для каж дого следующего компрессора Все уст аВки конт акт ов увеличиваются 
на 3 * 5 с  по сравнению с предыдущими.
Указанны е уст аВ ки должны Выть ут очнены  при производст ве наладочных 

работ .
3. УстаВка Времени н а  срабатывание ре ле  /СГЗ: конт акт  6 -7 цепи В Р Ы В нин. 

(аварийное отключение компрессора при рабЬт е н а  холост ом ходу).
i  При Выполнении продуВ ки  ВаплоноВ Высокого (давления Вручную  дежурным  

персоналом  с  помощ ью  кнопки S 3 //п р и  ра бот аю щ ем  компрессоре) 
реле К Т 4 м о ж е т  н е  использоват ься.

5. К нопка  S 3 2  предусмот рена для Возможности Возврата реле KL7 В случае, eotu 
конт акт ы  указат елей будут  подняты при снятом операт ивном т оке .

П еречень аппарат ура

ДВтоматический* Я  9 

Отключен. О '

Ч
«оВ.

05янанение 
п о  с т е к е

КсиненоСание Тип
ItlHUStCZn*
wpowepu-

стика
Кем-Vfffflr*
to

Примечание

$Р 4 Выключатель m 1
| к т Пискатель па/  ВЯЯГ4Xf • COB; -Z C 3 1
1 т к & л п Реле Времени ЗГ-/3-??У4 +22S3 3

1
КТЗ Р ел е Времени & & з$ п *2203 /
ш Реле пеомежит очное pn f̂OiuXJ* -ввоз /
кс г... n s Реле промежут очное РЛЪ1Цй*4_ * _

I KLG Реле промгжит очнее Ьл/ishV i ^ггоз /

! « KL7 Реле дВухпозиционное РЛ-ЯЧ4 ^ггоз /
m . . .m Реле указат ель ко е Ш Ш Л * IcOS JL _
SHI Пеоеклю чагпель т /

I s SBC, SBZ Кнопка KSC0}__ ^sccs г _ исп.г .чёрный _СHDA04H0U AUHSOCJЯ  о нот иса pcmsSL *гзЬ $ э
-§| им -.ш г Выпрямительное (ЯтройспВо CS-X-iyi, '■ г в ф з г
I I P i Резистор C S -iS i СОООяй7% с

й
C l Конденсат ор K50-B-J i

m . . m Стабилитрон M -M fi 8 3  зо.ма з
*N Ч. BWC Счет чик мот очасоВ CBS-2 24S 4У •<

*■> 5 B P /-.8P 3 Д ат чик давления 3
f l P V .  BPS Д ат чик давления 2

щ V'&P, 6P24 Д ат чи к давления _2_ Комплектная

ш
втс.втг Реле т ем перат уры г >  поставка

»1*ь
te W.VBP1 (о | I i +2B0& 2

p jагт рШ секо&

D H L

HepiJcaL

ВоВалеВ
Т^али,\Никш ин

~йнитрид

fc flJZ К:

ТЯТЯ

1ЪШтн-М
Компрессорная станция отдельно 
ст оящ ая к а м б  компрессоров 
ВШЗ-гЗ/гЗОВтнстрЧкцигх SH5

Ш Ш 1

Полная схема компрессора , ЖРгос&Ъб проект0 
Цепи ctm o H o m o ku  и  Г

сигнализации /окончание)____Лени^впл
KoaupcfM/fetbt ФфмглпР£м

BHSSL
РП

А $ш  L
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j№

СилоЬые
ШИОфЫ 28012205

< >yц HLb
r  i w  h  fFLiir - o W

МРпитония 
оперативных 

целей.5"ЧГ> _ А т  .
** ш » и
>7 ш  Ы  ,т  4

№  
м ii

ТЙ1
RDA

Я f Я2 miгС=#Ч
Яелс управления 
m ijpeccoponu, 
т ош ипися  
орат еп 

режим

Реле упрощения 
коппрессорапи, 
находящиеся 

6 резер ое
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