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ТИПОВОЙ ПРОБЕГ 
903-1-№

КОТЕЛЬНАЯ С' ТРЕМЯ ВОДОГРЕЙНЫМИ КОШШ КВ-Г&8-50 
Тошшво -  газ и шзут

МЬБШ 8.3
Сводный перечень заказных спецификаций и опросных листов

т
пп

Наиме нова не э 
производствае 
цеха, отделе
ния в т .д .

Часть
проекта

В специфи
кации ИД?И 
опросного 

листа

Наименование заказной спецификации иди опросного диета Количест
во

листов
В

страниц

I 2 3 4 5 6 7

Котельная Тепломехани Х-ТМ Основное ж котельно-вспомогательное оборудование 2 4ческая 2-ТМ Арштура котельной 2 6
3-ТМ Нестандартное и нестацдартизированное оборудование 2 8
4-ТМ Заводское оборудование водоподготовительной установки 3 9
5-ТЫ Нестандартное оборудование водоподготовительной установки X 12
6-ТМ Нестацдартизированиое оборудование водоподготовительной устаношя 2 13
7-ТМ Трубопроводная арматура водоподготовительной установки 2 15

Котельная Электротехни
ческая Х-Э Электроснабжение котельной 6 17

2-Э Силовое электрооборудование котельной 7 23

Котельная Электротехни 3-Э Осветительное электрооборудование котельной 5 S0
ческая

4-Э Силовое электрооборудование механизмов реечного типа МР02 для 
оифнвааия окон котельной по работе серии 1е464-12 ЦВМ пропаданий 3 3S

5-Э Силовое электрооборудование склада серной кислоты 3 38
6-Э Осветительное электрооборудование склада серной кислоты 2 Of

7-Э Внутришющадочные кабельные сети 2 03
8-Э Осветительное электрооборудование наружного освещения 2 05
9-Э Оборудование и арматура связи 2 07

ХО-Э Кабели и провода 2 09
11-Э Основные монтажные.материалы и изделия I S t
12-Э Кабели ж цровода вяутришющадочных сетей

Приложение: Сводная ведомость потребности в кабелях и цроводах с

I sz

5 3использованием меди и свинца 2



9 0 3 -f - m  Ял. 8 .3 3  17С77- 4 6

I  2 3 4 5 6 7

Автоматизация КИП и А 1-КИП Приборы и средства автоматизации, электроаппаратура, трубопроводная 
арматура, кабели и монтажные материалы 27 SS

Котельная КИП и А Опросные листы 23*40 12 22

Отопление и вен
тиляция I-GB Вентиляционное оборудование и типовая арматура 3

2-QB Вентиляционное оборудование и типовая арматура склада реагентов 2 87
Водопровод и 
-канализация I-BK Оборудование внутриплощадочных сетей I 99

2-ВК Арматура котельной 2 100

3-Ш Арматура внутриплощад очных сетей 1 102

Тепловые сети I-TC Трубопроводная арматура и контрольно-измерительные црибрры 2 ю з
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УТВЕРЖДАЮ:
Начальник_________ ____________________

« _____ »  ____________________________197___ г.

/7 0  7 7 -  Q6

Генеральная проектная организация ______________________

Проектная организация -  разработчик , ЛатгидропрОМ

Комплектующая организация___________________________

Отрасль народного хозяйства________________ __— _______

Формы N*

Коды
0801017

Министерство (ведомство) - заказчик______________„_____________________________

Главное управление министерства (объединение)___________________ ____________—

Предприятие_______________________________________________________________
Объект (производственная мощность) КОТЗДЬНЗЯ С ТР6МЯ ВОДОГрвЙЯНМИ
котлами К В -Ш -5 0  _____________________________________ _________

ГУМТС (УМ ТС)__________________________________________________________

Часть (годел) проекта Тепломеханическая___________________________

Срок ввода в эксплуатацию____________________________________ ____________

( г

ЗАКАЗНАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ MS J-™  or «__ »___
основное и  котельно-вспом огательное оборудование

(.ВИД ОБОРУДОВАНИЯ, ИЗДЕЛИЯ И МАТЕРИАЛОВ, ПОСТАВЛЯЕМЫХ ЗАКАЗЧИКОМ)

Наименование и  техническая хавусгеристика
ОСНОВНОГО ¥. КОМПЛЕКТУЮЩЕГО ОБОРУДОВАНИЯ, 
ПРИБОРОВ, АРМАТУРЫ, МАТЕРИАЛОВ , КАБЕЛЬНЫХ 

И ДРУГИХ ИЗДЕЛИЙ

1 Р “

* 1 1 . 1
H i l l

sа ё  S
ЕДИНИЦА

ИЗМЕРЕНИЯ 2?
2

$ | i i i
u> * Ы u fi. > 
а в»

e  c  im o w  
? §  *  — НАИМЕ

НОВАНИЕ код
КОД ОБОРУДОВАНИЯ, 

МАТЕРИАЛОВ

р
с  S

5S i  I
i  2

EgC= C

l  i f
£ E 8 e i l l*  f  v* JE I  е  i  ^  Ь g

f a l s i e J i l l

4 а

и
В Т.Ч. HA 
СКЛАДЕ

к  *■ с 
§ £ «  
i n

3 ч 5 в 7 в 9 10 11 12 13

Всего листов . 

Лист Ns _ £

Принятая потребность на 197 г.
В ТОМ ЧИСЛЕ ПО КВАРТАЛАМ

1 II III IV

15 16 17 ia

I Насос ле тн и й  сетевой води  
0*500 мЗ/ч, Е=65 иг в . с т .  с  
электродвигателем  A 3 -3 I5  S - 1 - 4  
/V *132 к В т , 53=1450 об/мине

Д—500—65

2 Насос 9=65^112 мЗ/ч, Н=38* 
» 2 7 ,5  м вод® ст« с электро
дв и га телем  A2- 6I - 2/у =1у  к Вт , 
/7*2900 об/мин.

4 K M -I2

3 Насос 9*45 з й / ч , Н=45 м в о д .  
с т .  с  электродвигателем  
4 д ! б 0 ^ 2

З К -б у

4 Подогреватель 10-219*
* 2 0 0 0 -
- 3 - I I
ОСТ
34 «5 8 3 -

Завод
"Л и в гд д р о -
маш" к ~ т г

Катайский « г
насосный
завод

ттт тт к г

В о лго гр ад
ский завод  
монтажных 
заготовок и I

Ст
ои

мо
ст

ь 
ВС

ЕГ
О,

ТЫ
С.

 Р
У6

.
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Предприятие ,___... ■ ,   — ............ —.. , .......
Объект (производственная мощность; КотвЛЬН8Я  С ТрбМЯ
водогрейными котлами KB-lM-bU

/7 0 7  7 - Об

ЗАКАЗНАЯ С П Е Ц И Ф И К А Ц И Я  №  м м

N*
 ПО

ЗИ
ЦИ

И 
ПО

 ТЕ
ХН

О
ЛО

ГИ
ЧЕ

СК
ОЙ

 с
хе

м
е; 

МЕ
СТ

О 
УС

ТА
НО

ВК
И

Наименование и техническая характеристика 
ОСНОВНОГО И КОМПЛЕКТУЮЩЕГО ОБОРУДОВАНИЯ. 
ПРИБОРОб, АРМАТУРЫ, МАТЕРИАЛОВ, КАБЕЛЬНЫХ 

И ДРУГИХ ИЗДЕЛИЙ

о о) Q
2 8 & 2  ^

д S J1C o l£ o §
Единица

ИЗМЕРЕНИ\
!

естZ•1Z1

f  § S £ g

J i l i g

P I
1 !  I  _  

f  I s !«5 S i  о

НАИМЕ
НОВАНИЕ «>Д

1 г 3 А 5 6 7

я i j ,

Код ОБОРУДОВАНИЯ, 
МАТЕРИАЛОВ

Аt- X
i 5| g

iXз:
Ш >

tti

5 g

g s  Й
1 * 1

О 1 S 2

W Ц
p
X $ 5

I g i i
£ §
I I

ВТ.Ч. HA 
СКЛАДЕ I  El i

8 9 10 11 12 »3 и

( ПРОДОЛЖЕНИЕ)

Всего листов—
Лист 2

Принятая потребность на 19?* — ............
S ТОМ ЧИСЛЕ ПО КВАРТАЛАМ

1 II III IV

19 16 17 IB

г.

19

5 Подогреватель 10-273х Волгоград- к-т  I
х2000- ский завод 
-3 -1 3  монтажных 
ОСТ заготовок 
34 .588-68

Главный инженер проекта А.Думая Ззкззчик
(руководитель строящегося предприятия)

Руководитель
комплектующей организации

Ст
ои

мо
ст

ь 
ВС

ЕГ
О, 

ты
с. 

ру
б.



г903-1-/£У Ал.8в3

УТВЕРЖДАЮ:

-  о
/70 7 7 -1 /6 Коды

Формы N*
Начальник. 

« ____ * _

060(017

197__ Г.

%09
г

Генеральная проектная организация _  

Проектная организация -  разработчик .

Комплектующая организация_______

Отрасль народного хозяйства_______

Датгипроцром

Министерство (ведомство) -  заказчик_____ _—

Главное управление министерства (объединение) 

Предприятие

Объект (производственная мощность) КоТбЛЬНая С Тр6МЯ__В СЩ01^еЙНШДа  ̂
к о т л а ш  К В -Ш -5 0

ГУМТС (УМ ТС)_______

Часть (раздел) проекта. Тепломеханическая

Срок ввода в эксплуатацию.

ЗАКАЗНАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
н. арматуру котельной

Всего листов.
от « . 197.

Лист N2

Ш щ s
ь  й 2О V» со

111
i n s

S r i *

Наименование и техническая характеристика
ОСНОВНОГО И КОМПЛЕКТУЮЩЕГО ОБОРУДОВАНИЯ, 
ПРИБОРОВ, АРМАТУРЫ, МАТЕРИАЛОВ, КАБЕЛЬНЫХ 

И ДРУГИХ ИЗДЕЛИЙ

• i  «9 "  S

g f e f  £ ̂С u_« |>i
it fl I
£  i s i f c

JfjJJ nyj.WUO.W»!.________________ ___________________________
(ВИД ОБОРУДОВАНИЯ, ИЗДЕЛИЯ И МАТЕРИАЛОВ, ПОСТАВЛЯЕМЫХ ЗАКАЗНИКОМ)
! ’ ' ' ' -  „ J.

|isi
§ a iI s a  
§ i 1 
i g s  
*  1||
I

Единица
измерения зГ

2
< s - i i

u> *
t- a.

НАИМЕ
НОВАНИЕ код

КОД ОБОРУДОВАНИЯ, 
МАТЕРИАЛОВ

По
тр

еб
но

ст
ь

ПО
 П

РО
ЕК

ТУ

§■S

и

*■ ЗЁ 

11
g i u
I f  i s  
g s s e i |

jg£
<

ё % 11
ВТ.Ч HA 
СКЛАДЕ i ifO £

6 7 6 9 10 м 13

Принятая потребность на 197 г.

14

В ТОМ ЧИСЛЕ ПО КВАРТАЛАМ

15 16

III

«7

IV

16 19

I Вентиль PylS Ду25 15кч19п1 шт. 37 3211 10394 17
2 Вентиль PyI6 Ду50 и 37 3213 10386 5
3 Вентиль PyI6 Ду65 15ч14бр и 37 2214 I0I46 5
4 Вентиль Ру1б Ду80 - , и— п 37 2215 10080 I
5 Вентиль 16 Ду100 Я~т п 37 2215 10099 7
6 Вентиль Ру25 Ду32 15кч16п1 п 37 3212 10059 4
7 Вентиль Ру25 Дуб5 пм* «■ W 37 3213 10352 I
8 Вентиль Ру25 Ду80 птт о 37 3214 10096 3
9 Вентиль Ру64 Ду15 15с27нж Н 37 4211 10332 2
10 Задвилка РуЮ ДуГСО ЗОчббр к 37 2115 10077 6
I I Задвигка РуЮ ДуХ50 ви N 37 2115 10095 2
12 Задвизка РуЮ Ду50 ЗКД2-16 И 37 4121 10244 2
13 Задвижка Ру16 ДуЮО 1) 37 4121 10262 2
14 Задвиика Ру25 Ду1Б0 аШ 0250я1 и 37 4121 IQ5II 2



03-1- /63 Ал ,8 .3
•гсдпгиятие_________________
)БЪгКТ (ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ МОЩНОСТЬ) _ К о Т в Л !
одогрвйннми котлами КВ-щч

z• IZ

2 . .

s g

I I
Наи м ен о в а н и е  и техническая характеристика 
ОСНОВНОГО И КОМПЛЕКТУЮЩЕГО ОБОРУДОВАНИЯ, 
ПРИБОРОВ, АРМАТУРЫ, МАТЕРИАЛОВ, КАБЕЛЬНЫХ 

И ДРУГИХ ИЗДЕЛИЙ

a  а
Jt « V—

®51с: о*S  S  ё
% В ®

к
S

-  7 - /7о7*7~ 4 6

ЗАКАЗНАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ № г-га
(ПРОДОЛЖЕНИЕ)

всего листе»__

Л кет 2 ______

•» 55 j  <= 3  «с" о 5 
S|gо 5* о ►= 1г I о & J.I, О £*4 с  ?: s  s  « -

IIP
«а s i ?

Единица
изм ерения ,

НАИМЕ
НОВАНИЕ код

в 7

КОД ОБОРУДОВАНИЯ, 
МАТЕРИАЛОВ fg33 Н|

£ §

А
2

II
10

3§
«8
i sUJ S 
& 8  
£ кС  С

11

Ш < KJо >л S  5

о цII
§ е

ВТ.Ч. НА
СКЛАДЕ

12

is •й ша. >*. с  а 
о 5

И
х 5  gSI * Р

< 8  3<л г  5 
13 14

При н я та я  п о т р е б н о с т ь  н а  1 S 7  г

9 том числе по кв#5гёл5й

N

~1

§
8

!
а п

15 Задвижка Ру25 ДуЗОО 30с564дас иг* 37 4131 10220 2
16 Задвижка Ру25 ДуЗОО 30с964нж W 37 4131 70050 2
17 Клапан обратный Ру16 Ду80 19ч16бр W 37 2242 I0I02 2
18 Клапан обратный Ру16 Ду150 п 37 2243 I0I08 I
19 Клапан обратный Ру16 Ду100 КА440,75 п 37 2242 10096 2
20 Клапан обратный Ру64 ДуЗОО 19с36нж2 « 37 4245 I0 I3 I 2
21 Клапан регулирующий РуЮО

Т-346Ду80 W 37 4252 80I6I I
22 Клапан регулирующий РуЮО 

Ду50 Т-ЗЗб п 37 4251 80353 I
23 Клапан регулирующий РуЮО 

Ду80 бс-9- I п 37 4252 II647 I
24 Клапан регулирующий РуЮО

бс-9-2ДуЮО Я 37 4252 80063 I
25 Счетчик РуЮ ДуЮО ВТ-150 «* I
26 Запорное устройство указа

теля уровня РуЮ Ду20 12Б2бк п 37 1261 20057 4

Главный инженер проекта АДуман Заказчик
(руководитель строящегося предцриятия)

Руководитель
комплектующей организации
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У ТВ Е Р Ж Д А Ю :

Начальник -.. . _______________________

<*______*  - -  -________________________197____г.

/7 0 7 7 -  */6
Формы N*

Коды
0601017

Генеральная  п роектная  о ргани зац и я --------------------- .----------------------------------------------------------- _ —  ---------------

Проектная организация -  разработчик _ « ------- Д а т Г Д Г ф  О П р СМ -------------------------------- — ---------

Комплектующая организация__ _________ __________________ _— ------------------------------------

Отрасль народного хозяйства.---------------------------------------------------------------------------------- — — ----------------— —

Министерство (ведомство) - заказчик--------------------------------------------------------- ---------- ----------------

(ЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА (ОБЪЕДИНЕНИЕ)-------- --------------------- -—  ------- -----------— —

Предприятие   ___________________________________ __________ ______— .— ............ —

Объект (nponawmw» К°-6ЛЬНаЯ Р Щемя ВЗДОСреЯтаа
к о т л а м и  К В - Ш - 5 0 ___________________________________ ___________ _ ______________

ГУМТС' ( У М ТС )________________________ ____________ _______________ —  ----- ---------------

Часть (раздел) ярпяста ТвШЮМвХашЧеская.

1 г

Срок ввода в эксплуатацию„ . . . . . . . —

ЗАКАЗНАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ м з± ™ _  «*«__ »______________ t97_ r .
мд нестандартное д аертаадартизкрованное оборудование____________

Всего  листов

Лист Na __

(.ВИД ОБОРУДОВАНИЯ, ИЗДЕЛИЯ И МАТЕРИАЛОВ, ПОСТАВЛЯЕМЫХ ЗАКАЗЧИКОМ)

Наименование И ТЕХНИЧЕСКАЯ хапчсгеристика
ОСНОВНОГО И ХОМПЛЕ|СТУ10ЩЕГО ОБОРУДОВАНИЯ, 
ПРИСРРОЗ, АРМАТУРЫ, МАТЕРИАЛОВ, КАБЕЛЬНЫХ 

И ДРУГИХ ИЗДЕЛИЙ

кЬ 0  &
§ * . 1 з  
§  g  1  £< 5 2r* ui
i | S | s
S 5  
*  1  < ^  я  
£  а й

i i i  
а  | в  
а  1 1III
m п Ч ИIsli

Единица
ИЗМЕРЕНИЯ

КОД ОБОРУДОВАНИЯ, 
МАТЕРИАЛОВ
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о
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Принятая потребность на 197 г.
8 ТОМ ЧИСЛЕ ПО КВАРТАЛАМ 2«а

»
1  . 
И

НАИМЕ
НОВАНИЕ КОД 1 11 111 IV

3 л 5 6 7 в 9 10 и 12 13 14 15 16 «7 13 19

I 5222 ЦШЩЦДРКЧЭСБШЙ У=4 и з GCT34-
42-395-

ют
-77

2 Бак щшщцряческяй 7=25 и W

3 Деаэратор
ДВ-50 По черт ,1(1(11 *

4 Экектор водоструйный
ЭВ-30 По черт«инсти

тута Латгацро- 
цршг
Адьбок 6-2 ■

I

I

I

г

Гиавянй ашхенер цроакта
А Д у ц а н Завазчяк г Руководитель

(руководитель строящегося предприятия) комплектующей организации

L.
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4 7

Фильтр Е-катионитный ДГ500Р 00.8131. БиКЗ 
Нсл=к м (один для гядроперег- 001-01 
рузка)
Фильтр Н-катионитный (буфер
ный) ЗЮОО; Нсл=2м

Насос исходной воды 9=61+ 
«105 ыЗ/ч, Н=28р6 м вод.сто 
с элдвигателем А02-51-2, 
Ы=10ГкВт, п =2900 об/мин.

ФИПа-1-
- 1 , 0 ь - 6
0 0 I 8 1 3 5 ..0б1
4к-12у-а Катайский 

насосный 
завод

Насос промывки Н-катионитянх 2х-9Д-1 
фильтров 9=20 мЗ/ч, Н=18 м 
B<g.cTec элек^одвигателем

/V «2900 об/мин* *
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1 II III IV

15 16 17 18

5 8 Насос декарбонязированной Зк-бу 
воды $ = 3 0 * 7 0  мЗ/ч, Н=62*44,5 м 
вод.от. с эл.двигателем A 2-6I- 
- 2 ,  /v=I7 кВт, А7 =2900 об/мин.

Катайский шт.
насосный
завод

2

6 9 Насос химочищенной воды 
0=5,7*15,3  мЗ/ч, Н=70*20 м 
вед .от . с эл.двигателем 
А 02-51-4/V=7,5 кВт 
/7=1450 об/мин.

ВКС-4/24 Д/о "Лив- " 
гидрамаш"

2

7 18 Солерастворитель />450 С -0 .2-
-о ,5о

Саратовский 
завод эверг. 
машинострое- _ 
ния " I

8 ie Блок ведоумягчительяой 
установки 9=1 т/ч

08.8133.
.037сб

Давлоград- 
ский завод
ХИМ.М2ШИНО-
строения 3

9 21 Бак-мерник щелочи 
У=1 мЗГ 4 6 I6 II ** 2

10 20 Насос для перекачивания 
щелочи 0=8 мЗ/ч; Н=18 м 
в сд .с т . с электродвигате
лем А02-32-2, /V =4 кВт, 
п  = ,2900 об/мин.

1^5х-ЭД- Катайский
насосный
завод

I

I I 19 Бак-мерник для хранения 
крепкой щелочи У=1 м3

46I6 II Павлогр адский п 
завод хим. 
машинострое—

2

12 22 Насос-дозатор щелочи 
9=100 л/мин., Н=10 кгс/см2 
с ,  ал .двигателем 4АА63А4, 

л ^ ,2 5 к В т ,  /7 =1500 об/мин.

НД-100/
/ю

ния
Свесскнй 
насосный 
завод ” 2

13 Г? Насос раствора соли 0=8 мЗ/ч, 
Н=18 м в сд .ст . с .эл.двига
телем A02-32-2./V =4 кВт,
/7 =2900 об/мин.

1^5х-6д- Катайский "
насосный
завод
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_ Котельная стремяОбъект (производственная мошносты *
водогрейными котлами КВ-Ш-50______
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1 7 0 7 7 - 4 6

ЗАКАЗНАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

z•4
Z

На и м е н о в а н и е  и техническая характеристи ка  
ОСНОВНОГО И КОМПЛЕКТУЮЩЕГО ОБОРУДОВАНИЯ. 
ПРИБОРОВ, АРМАТУРЫ, МАТЕРИАЛОВ, КАБЕЛЬНЫХ 

И ДРУГИХ ИЗДЕЛИЙ

14 14 Осветлительный фильтр *51000
для обезмасливания конденса
та

15 23 Бак хранения крепкой серной
кислоты У=15 м3
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При ня тая  п о тр е б н о с ть  н а  19? г.

В TDM ЧИСЛЕ ПО КВАРТАЛАМ

1 II III IV

15 16 17 IB

16 24 Бак-мерник крепкой серной
кислоты У=1 м3

17 26 Вакуум-насос 0=3,2 мЗ/ман.,

т а л з д ? д а телвмп  =1500 об/мин.

46I6II Павлоград- 
ский завод 
хим.машияо- 
с троения

ВВН-3 Бессоювсп”* 
компрессор
ный завод

2

I

18 31 Насос прсмывки V a -катио-

с эл.двигателем заша*;, 
V s l ,5  кВт, п  *1500 об/мин

19 33 Насос дренажный

20 32 Подогреватель

K-8/I86 Учреждение 
GP-2I6/5, 
гЖирово- 
Чепецк

Учреждение
ШФ-4 <*-216/11, .

г  .Кирово-Чепецк
2-09 ОСТ Предприят. 
34.588- УВД '
-68 Ворошиловгр. 

области

I

I

I

Главный инженер проекта

1_бт

7 А.Думая Заказчик
(руководитель строящегося 
предприятия)

Руководитель
комплектующей организации
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1 2 3 4 s 6 7 в 9 10 и 12 13 14 15 16 »7 18 *9 1

I 6 Бак промывки Н-катионитных 
фильтров У=£5 м3

0СТ34-
42-395-
-77

шг. I

2 10 Бак хямочищенной воды 
У=63 м3

W I

3 13 Бак декарбонизированвой 
воды У=бЗ м3

п I

4 29 Бак црсмывки ^ а-катионит- 
ных фильтров У=4 м3

N I

Главный инженер проект Л «Думая Заказчик
(руководитель строящегося предприятия)

Руководитель
комплектующей организации
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НАИМЕ
НОВАНИЕ код 1 II lit IV

1 2 3 4 5 6 7 в 9 10 и « 13 14 15 16 •7 Г  1в

I  I I  Декарбонизатор Q=50 мЗ/ч

2 12 Брызгоотделитель >6600

Щ)едс^анит0льный резер-

Серия
4 .903- 13 
вып.1-3 
А23Б007. 
. 000-22

Серия .
4 .903 - 13 
в ы п . 1 - 1  
A23B05I. 
. 0 0 0

По черт» 
института 
"Латгипро- 
п р о м "
Альбом 6 .2 :
2 1 . 0 1 . 0 0 .
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4 25 Эжектор водокислотный Серия
для фильтров 01500 4 ,903-13

внп<,1-4
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.000-01

5 28 Гидротранспортер Серия
передвижной 4 .903-13

вып.1-1
А23В034.
.000
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Главный инженер проекта А.Думай Заказчик
(руководитель строящегося предприятия)

Руководитель
комплектующей организации



Ал. 8,3
УТВЕРЖДАЮ :

Начальник_________ ____________________

« _____ » _____________ - 197___г.

/5  ~
/707*7- If 6

Ф ормы N*

Коды
0601017

Генеральная проектная организация.

Проектная  организация - разработчик.

Комплектующая организация_________

Отрасль народного хозяйства________

Датгицропром

Министерство  (ведом ство ) -  заказчик  _ _ _ _ _ _

Главное уп равлен и е  м и ни стерства  ( объединение) .

Предприятие.

мощность) Котельная с тремя водогрейными

ГУМТС (УМТС).
Часть (раздел) проекта. Тепломеханическая
Срок ввода  б  эксплуатацию .

ЗАКАЗНАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ №.....,?^L  от « _ *
трубоцроводную арматуру водоподготовительной установки

(.вид оборудования, изделия  и м а те р и а ло в ,  п о ста в ля е м ы х  /За к а з ч и к о м )

197___ Г.
Всего  л и с т о в _____ fL

Лист N2_____1
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Наименование и  техническая характеристика 
ОСНОВНОГО И КОМПЛЕКТУЮЩЕГО оборудования, 
ПРИБОРОВ, АРМАТУРЫ, МАТЕРИАЛОВ , КАБЕЛЬНЫХ 

И ДРУГИХ ИЗДЕЛИЙ
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ИЗМЕРЕНИЯ

Код ОБОРУДОВАНИЯ, 
МАТЕРИАЛОВ
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Принятая потребность на  197 г.

вс
ег

о

В ТОМ ЧИСЛЕ ПО КВАРТАЛАМ

Ст
ои

мо
ст

ь в
се

го
, 

ТЫ
С.

 Р
УБ

.НАИМЕ
НОВАНИЕ КОД I 11 III IV

1 г 3 л S 6 7 В в 10 11 12 13"" 14 15 16 17 16 10

I Вентиль Ру 10 Ду15 15ч8р ШТо 3722III0050 31
2 РуЮ Ду20 - т9 * т

я 3722I2I0056 2

3 Ру10 Ду32 т«я W 3722I3I005I I
4 Ру16 Ду15 15ч74п1 я 3722II40078 3
5 Ру16 Ду25 15ч9п2 я 3722I2I0I36 2

6 Ру16 Ду50 15кч19п1 я 3732IIIQ394 2

7 РуЮ Ду50 15ч75п1 я 37221440056 6
8 Руб Ду80 15ч76п1 я 37221540089 2

9 Задвжка РуЮ Ду50 ЗОчббр я 372II5I0059 5
10 РуЮ Ду80 и п 372II5I0068 3
I I РУЮ ДуЮО Я « 372II5I0077 2
12 Ру1б Ду150 ЗКЛ2-16 я 374I2II0280 I
13 Клапан обратный Ру1б Ду20 16Б1бк я 37I232I0I05 I
14 рУб ДубО 19ч15гм я 372242I005I I

L
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Предприятие  ___________________________ — ----------------------------------------
Объект (производственная мощность?К ОТеЛЬНаЯ, С  ..Тремя
водогрейными котлами КВ-ГМ-50

-1 6  -

ЗАКАЗНАЯ СПЕЦ И Ф И КАЦ И Я №  _ 7.-™
/ 7 0 7 7 - ^
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ГИ
ЧЕ

СК
ОЙ

 с
хе

м
е;

 
м

ес
то

 У
СТ

АН
ОВ

КИ Наим енование  и техническая характеристика 
основного и комплектую щ его оборудования,
ПРИБОРОВ, АРМАТУРЫ, МАТЕРИАЛОВ, КАБЕЛЬНЫХ 

И ДРУГИХ ИЗДЕЛИЙ
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Ц
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ДА

НАИМЕ
НОВАНИЕ код

ЬТ.Ч. НА 
СКЛАДЕ

1 г 3 А 5 6 7 В 9 10 11 12

ш шв >>ь
l i

£ $ кШ Х Р
8С1<0-0<0X2

13

&то
1 7

( ПРОДОЛЖЕНИЕ)

ВСЕГО ЛИСТОВ__

Лигт 2

При ня тая  п о тр е б н о с ть  на 197 г.
в том числе по кварталам

15 16

III

17

IV

18 18

15 Кран Ру 10 Ду25 Пч8бк ПРГ. 37222220084 I
16 Кран Ру 10 Ду50 — я 37222320099 2
17 Клапан обратный Руб Ду50 19ч15гм о 37224II0054 3
18 Указатель уровня Ру40 Ду20 12Б2бк и 37I26I20066 9
19 Указатель уровня Ру40 Ду20 12нж17бк п 37526130072 3

Главный инженер проекта А Думай Заказчик
(руководитель строящегося 
предприятия)

Руководитель
комплектующей организации
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ои
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ь В
СЕ

ГО
, 

ТЫ
С,
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УБ

.
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УТВЕРЖДАЮ:
Начальник_____________

«___ »------------ 197___ г.

т  7 7 -  i/e ----------------------------- ----------------------------- - г —
Формы N* oeo«oi7

Генеральная проектная организация .......

Проектная организация -  разрдаятмик _ «ЯаТГИПрОПРОМ
Комплектующая организация , ..............

Отрасль народного хозяйства

Министерство (ведомство} - заказчик

Главное управление м инистерства  (оеьрдинЕниы

Предприятие .

Объект (производственная мощность) КоТбЛЬНая С ТРвМЯ В0Д0ГР6ЙННМИ
котлами КВ-Ш-50
ГУ М ТС  (VM TC1

Срок ввода в  эксплуатацию____________________________________________________________— —

ЗАКАЗНАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ № _ЬЭ
электроснабжение котельной

or «.
НА.

(.ВИД ОБОРУДОВАНИЯ, ИЗДЕЛИЯ И МАТЕРИАЛОВ, ПОСТАВЛЯЕМЫХ ЗАКАЗНИКОМ)
1 *1 Ш

| в | Наименование и  техническая хапчсгеристика 
основного и комплектующего оборудования, 
приборов, арматуры, материалов , КАБЕЛЬНЫХ

И ДРУГИХ ИЗДЕЛИЙ

А
3  ¥ _  SНи
f i l l

i ! | l |

l i l i ? За
в

о
д

- и
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то

в
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ль
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, 

ТИ
РМ

А)

Единица
И5МЕРЕНИЯ

С
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%01
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о

i g g
a s s

наиме
нование код

Код ОБОРУДОВАНИЯ, 
МАТЕРИАЛОВ

1 2 3 4 5 б 7 в

I .  Т р а н с ф о р м а т о р ы

Р
I8ё £
9 10

197.

4 1  1 1 1 
1Н <
i f l t
U s e
В Т.Ч. НА 

СКЛАДЕ

12

п

l i fsк  Ь =м
13

Всего листов

Лист Na —

Принятая потребность на  197 г.

е91
3
14

В ТОМ ЧИСЛЕ ПО КВАРТАЛАМ

1 II III IV

15 16 17 18 19

I . I 1В » Ж Ш азянй Sfo/ro
/ 6 , 3  кВ: схема соединений 
У/д - I I ;  для наружной уста
новки с гладкими котлами, вы
катка узкой стороной

щт./тнс. 3/3

1 .2 Комплектная трансформатор
ная подстанция с двумя тран
сформаторами TM3-I000;
1000 kBA;CZZZ7 /0,4 кВ, с 
четырьмя шкафами н/н КН, с 
||вумя ввсдными шкафами в/н

2КТП- Хмельниц- щт./тыс.
л 000 кий завод кВА
Э-49 трансфор-
дл,3 .2  мат.под

станций

1/2

Ст
ои
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ть
 в

с
ег

о
, 

ты
с.

 Р
У6

.
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Предприятие ......... - -  - .......  .............
Объект (производственная мощность). Котельная с тремя 
водогрейными котлами КВ-ГМ-50________

17077- 1/6
ЗАКАЗНАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ №  х-э

( ПРОДОЛЖЕНИЕ)
Всего листов _  
Лист 2

1
2 . . 4 1  о s -O S *C o S

S' p 5
Единица О i  • о

х ? S
Ц г

ш J.X ш V.
S' s  5

Наименование и техническая характеристика 
ОСНОВНОГО И КОМПЛЕКТУЮЩЕГО ОБОРУДОВАНИЯ, 
ПРИБОРОВ, АРМАТУРЫ, МАТЕРИАЛОВ, КАБЕЛЬНЫХ 

И ДРУГИХ ИЗДЕЛИЙ

8 1 - I I  

n i l iz 2  ■?

ИЗМЕРЕНИЯ *UJс; I I

сс | б  g
I f *P o * НАИМЕ

НОВАНИЕ КОД
код оборудования,

МАТЕРИАЛОВ
А

X щиэ п

%S
§10 
111F

е |
i *

s 5 1 < 
| $ 1 е fc с:

i i f«Z*1 l l i2 C S
* I  is & i  
i5 a is i  ь r t S i »

ai £ < * X о 1 §
I I

ВТ.Ч. НА 
СКЛАДЕ S 8 |(П г  S Вс

ег
о

1 г а' A s 6 7 8 9 10 11 12 13 И

2 . Аппараты натяжением 
IOOOB и выше

2.1 Разъединитель трехполюсный 
10 кВ, 2000А, без заземляю
щих ножей, для управления 
шальтштангой

РВР-Ш-
-10/2000

2.2 Изолятор опорно-штыревой 
наружной установки

0ЫШ-10-
-500

3 . Комплектные конденсаторные
установки

3.1 Установка конденсаторная 
ГОСТ 2213-70

УК-300-
-2I/D/
/УЗ

4. Комплектные распределительные 
устройства выше I00CB

шт. 2

шт. 18

Усть-Каме- шт./тыс.
ногорский зсВАр 2/0,6
конденса
торный за
вод

Принятая потребность на 197 г.
В ТОМ ЧИСЛЕ ПО КВАРТАЛАМ

1 II III IV

15 16 17 18

4 ,1  Комплектное распределитель- Э-48 компл./ ___
нов устройство /  ̂ кВ из Ал.3.2 шкаф I/I4
14 камер КС0-272 с двумя 
шинными мостами, панелью с.н . 
и щитком центральной сигнали
зации

5 , Аппараты напряжением до
1000 в

5.1 Выключатель на номиналь
ное напряжение 380В перемен
ного тока, номинальный ток 
электромагнитных и тепловых 
максимальных расцепителей 
I6A. степень защиты 3P00, 
ТУ1в.522•064-75

АЕ2036- Чирчикс- шт.
-10-УЗ кий за

вод н/в 
аппарату
ры

I
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Предприятие_____________________________________________
Объект (производственная мощ ность! КрТвЛЬНая С ТрбМЯ
водогрейными котлами КВ-Ш-50_________

17071 ~ 46
ЗАКАЗНАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ Ng т-э

( ПРОДОЛЖЕНИЕ) 

ВСЕГО ЛИСТОВ _

Лист_________
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Наименование и техническая характеристика 
ОСНОВНОГО И КОМПЛЕКТУЮЩЕГО ОБОРУДОВАНИЯ, 
ПРИБОРОВ, АРМАТУРЫ, МАТЕРИАЛОВ, КАБЕЛЬНЫХ 

И ДРУГИХ ИЗДЕЛИЙ
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i p f i
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1 1 1 * ?

л S jiс; © %oi _ 5 
s “  6.
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1 1 1 !
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Принятая потребность на 197 г.

Вс
ег

о

в том числе по кварталам

Ст
ои

м
ос

ть
 в

се
го

, 
ты

с.
 Р

УБ
.НАИМЕ

НОВАНИЕ код 1 It ш IV

t г а A 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 18 17 1В 19

5.2 Автстатический регулятор кон
денсаторных батареи,в состав 
которого входят:
I) блок командный "БК-Аркон"- 

-  I  шт.
2) цриставка "П-Аркоя" перед

него црисоедияения -  Гшт.
"Ар;
кон"

завод "Латв- 
энерго" компл. 2

5.3 Комплект системы телеизмере
ния и суммирования для учета 
электрической энергии:

Фирма
^Гаяр" компл. I

а) электронный сумматор ак
тивной электроэнергии 
ETSmg,g -  I  шт.,

б) электронный сумматор
реактивной электроэнергии 
£TSmt*e -  I  шт.,

в) индикатор суммы активной я
реактивной электроэнергии с 
указателем максимумов наг
рузки -  I  шт.,

г) контактные электрические 
часы V«*n -  01/8 -  
-  1 шт.

д) трехфазный электрический 
счётчик активной электро
энергии с электронным им-

fjbCHUM датчиком 
• -  3R -  2 шт.
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Предпри яти е______________ ,___________________________________

Объект (производственная мощнпсты КоТбЛЬНЭЯ С ТрвМЯ
водогрейными котлами КВ-ГМ-50____

“ го -
ЗАКАЗНАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ №

/ 7 ^ 7 7 -  1/6

1-Э
( ПРОДОЛЖЕНИЕ)

Всего листов _  
Лист 4

1
X И] -|2s5 1-М§== § с *kjg|lg§S На и м е н о в а н и е  и техническая  характеристика S k i s l°£i l l ОСНОВНОГО И КОМПЛЕКТУЮЩЕГО ОБОРУДОВАНИЯ, § t  1е §25 ПРИБОРОВ, АРМАТУРЫ, МАТЕРИАЛОВ, КАБЕЛЬНЫХ * 5-°| | |  g  Sси

Z
S ш *s§g И ДРУГИХ ИЗДЕЛИЙ z  * z 2 5

s  |  < £ 1•»
z S s l i l l f I n

1 2 3 A 5
II

Ед и н и ц а
изм ерения

НАИМЕ
НОВАНИЕ код

6 7

Код ОБОРУДОВАНИЯ 
МАТЕРИАЛОВ

8

i *!si

I I
9 10 11' 12 13 М

ПГИНЯТАЯ ПОТРЕБНОСТЬ НА 107 Г.
В ТОМ ЧИСЛЕ ПО КВАРТАЛАМ

1 II III IV

15 16 17 18

а/ трехфазный электрический 
счетчик реактивной элек
троэнергии с электронным 
импульсным датчиком,
JLHs -  3R - 2  шт.

5 .4 Переключатель галетный ПГК2П8Н-
15-11,5 шт,

5«5 Реле промежуточное, ~ 2 2 0  В 
контакты 4з + 1р, переднего 
присоединения РП-25 М

5.6 Светосигнальная арматура с 
красной линзой,—  220 в ЛС-53 И

6. Кабельные изделия
Кабель силовой с алюминие
выми жилами, с пропитанной 
бумажной изоляцией в алюми
ниевой оболочке в  защитном 
поливинилхлоридном шланге, 
ГОСТ 18410-73, сечением:

6.1 / /  кв.мм ААШВ / 7 кВ км

6.2 / У  кв.мм ААШВ/ 7  кВ я
6.3 Z_ 7  кв.мм AAUB-6 кВ п

Кабель силовой с алюминие
выми жилами с пластмассо
вой изоляцией, ГОСТ 16442- 
-70 , сечением:

6 .4 - 2 х 2 ,5  кв.мм АЕВГ- 
-0 ,66  кВ ст

6.5 -  2 х 4 кв.мм АВВГ- 
-0 ,66  кВ ft

6.6 - 2 х 6 кв.мм АВВГ— 
-0 ,66  кВ я

6.7 -  3 х 2 ,5  кв.мм АВВГ- 
-0 ,66  кВ я

2

2

2

0,030
0,060
0,070

0,140

0,050

0 , 0 1 0

0 , 0 1 0
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Предприятие----------------------------------------------- —------------------------ -
Объект (производственная мощность) _КоТ6ЛЬН8Я 0._ ТрвМЯ
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Наименование и техническая характеристика 
ОСНОВНОГО И КОМПЛЕКТУЮЩЕГО ОБОРУДОВАНИЯ, 
ПРИБОРОВ, АРМАТУРЫ, МАТЕРИАЛОВ, КАБЕЛЬНЫХ 

И ДРУГИХ ИЗДЕЛИЙ
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НАИМЕ
НОВАНИЕ код

1 2 3 4 5 б 7
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Принятая потребность на 197 г.
В ТОМ ЧИСЛЕ ПО КВАРТАЛАМ

1 11 III IV

15 16 17 18

(

6 .8 -  3  х 4 кв.мм АВВГ-
-О.ббкВ

км 0,030

6 .9 - 3 x 6  кв.мм АВВГ-
-0,66кВ я 0,010

6 .1 0 -  3 х  16 + I  х  10 кв.мм АБВГ- 
-0 ,6 6  кВ П 0,080

6 . I I Кабель городской телефон
ный. ГОСТ 22498-77, емкостью 
5 х 2 х 0 ,5

ТПП я 0,01

6 .1 2 Провод однодольный с алю
миниевой килой,с поливинил
хлоридной изоляцией,
ГОСТ 6323-71, сечением:

-  2 ,5  кв.мм АПВ- 
-0 ,6 6  кВ КМ 0 ,03

Провод.одножильный с мед
ной КИЛОЙ, с поливинилхло
ридной изоляцией, ГОСТ 
6323-71, сечением:

6Л З -  0 ,5  к в .ш л в -
-0 ,6 6  кВ ft 0,02

6 .1 4 -  1 ,5  кв.мм ПВ-
-0 ,6 6  кВ я 0 ,07

6 .1 5 -  2 ,5  кв.мм ПВ-
-0 ,6 6  кВ я 0 ,1 7

6 .16 -  4 кв.мм п в -
-0 ,6 6  кв я 0 ,02

Провод одножильный с гиб
кой медной хилой, с поли
винилхлоридной изоляцией, 
ГОСТ 6323-71, сечением:

6 .1 7 -  0 ,5  кв.мм НТВ- 
-0 ,6 6  кВ « 0,036

L

Ст
ои

мо
ст

ь 
ВС

ЕГ
О,

 
ТЫ

С.
 Р

УБ
.



1гедпгиятие_______________________________________________  ■ t70f7-4e
Об ъ е к т  ( про и зво д ствен н ая  мощность) К о т е л ь н а я  С ТрвМЯ ЗАКАЗНАЯ С П ЕЦ И Ф И К А Ц И Я  № _ 1-э
ащтпгряййймя кптлями ТГЧ-ГМ-ЯП_______

(ПРОДОЛЖЕНИЕ) 

всего листов _  

Лист____ 6 —

к . .

Н а и м е н о в а н и е  и  те х н и ч е с к а я  х а р а к те р и с ти к а  
СНОВНОГО И КОМПЛЕКТУЮЩЕГО ОБОРУДОВАНИЯ, 

ПРИБОРОВ, АРМАТУРЫ, МАТЕРИАЛОВ, КАБЕЛЬНЫХ 
И ДРУГИХ ИЗДЕЛИЙ

§ . м ? з «
S  о  5

Ед и н и ц а
ИЗМЕРЕНИЯ

«гс•1Z
2 :

s 3 |

1 й *
| | §
z g £

* к § 1
m t si S z 5 |

l i i i ?

1st i t >с  о  2  Я с  5г 5 t -*
f i l l
I I I ?

НАИМЕ
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Л
РX щ
Ш оIU А& е
gg

9

I *
I I
10

I
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в Т. Ч. НА 
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1 1
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I

П р и н я та я  п о т р е б н о с т ь  н а  197 г.
В ТОМ ЧИСЛЕ ПО КВАРТАЛАМ g

15 16

III

17

N

18

2
& •
о  2* З  о.

i sО  I-
10

5.18  -  1 ,5  квлш ПГВ-
- 0 , 56кв км

Кабель контрольный с алкш- 
ниевыш жилами с пластмассо
вой изоляцией, круглый,
ГОСТ 1506-78, сечением:

3.19 -  4 х  2 ,5  кв.мм АКВВГ N

3.20 -  7 х  2 .5  кв.мм
-  14 х 2 ,5  кв.мм

АКВВГ V9

3.21 АКВВГ п

3.22 Муфта концевая эпоксидная 
наружной установки

7 . Ши н н

КНЭ-10-
- I

компл.

0,02

0,020
0,120
0,030

б

Шина алюминиевая, прессован
ная электротехнического наз
начения закаленная и естест
венно состаренная, с времен
ным сопротивлением разрыву- 
13 кгс/мм2 прямоугольного 
сечения, ГОСТ 15x76-70, 
размерами:

5 х 50 АД31Т КГ
6 х  60 АД31Т fl
8 х 100 ДДЗГГ N

17
15
65

Указания по привязке: I .  Данные в заполняются при привязке проекта.
2 . При напряжении питающей сети 10 кВ вычеркнуть позицию 6 .3 .

Главный инженер проекта
Думай

Заказчик /руководитель 
строящегося предприятия/

Руководитель комплектующей 
организации
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Срок ввода в  эксплуатацию__________________________________________________
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Наименование и  техническая хаяактеристика 
основного и комплектующего оборудования,
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И ДРУГИХ ИЗДЕЛИЙ
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Принятая потребность н а 197 г.

Вс
ег

о

В ТОМ ЧИСЛЕ ПО КВАРТАЛАМ
Ss
%
£  . 

z &

i t

НАИМЕ
НОВАНИЕ КОД I It lit IV

1 2 3 и 5 в 7 в 9 10 м 12 /13 14 15 16 17 18 19

I .  Аппараты напряжением до 
1000 В

Переключатель кулачковый 
ТУ16-526.047-74 для ввода 
кабелем

I . I -  схема 0101 ПКУЗ-
-58И0Ю1-

-У2

шт. 45

1 .2 -  схема 2037 ИКУЗ-
-58И2037-

-У2 * 2

1 .3 -  схема 2024 ПКУЗ-
-58С2024-

-У2 я 2

1 .4 Цускатедь наяимной шбро- 
стойкнй -~380 В ШВ-30 я 3L
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Принятая потребность на 197 г.
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НАИМЕ
НОВАНИЕ КОД 1 М 111 IV

г 3 А 5 6 7 8 9 10 11 12 13 м 15 16 17 18 is

1.5 Пост управления кнопочный с 
2 кнопочными элементами, имею
щими один замыкающийся и один 
размыкающийся контакты с над
писями "пуск-стоп”, ”3/4" со 
степенью защиты IP54

ПКЕ-
222—
-2УЗ шт. I I

1 .6 Пост управления кнопочный с 
тремя кнопочными элементами, 
имеющими один замыкающийся и 
сдан размыкающийся контакты с 
надписями "открыть-закрыть- 
-стоп”, "3/4” со степенью за
щиты 1^54

ПКВ-
-222-
-ЗУЗ шт. 6

2. Комплектные устройства
для п р и в о д о в  напряжением 

до I00QB

2 . 1

Ши т  открытый 
из 5 панелей ПЦ1 Э-103-2 компл. I

2 . 2 из 6 панелей ПЦ2 Э-104-2 
Ал.3.5 кшпл. I

Щит защищенный в шкафах из 
3 панелей

2 .3 ЗШЦ (4Щ, 5Щ) Э-Ю6-2 
Ал.3 .5

компл. 3

2 .4 Щит защищенный в шкафах из 
2 панелей 2 ШЦ

Э-105-2 
Ал.3 .5 компл. I

2 . 5 Шкаф силовойраспределатель- 
ный, серия РТ30-6Э, из 
3 панелей

Э-108 
Ал.3 .5 кшпл. I

2 . 6 Выпрямительный блок ~  22СВ, 
выпрямленный ток ЗА, 24В

ВБ-24/3 Юрьев-
Польский
завод

компл. I

"Пр ом- 
связь”
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Предприятие.
Объект (лроиаводртвЕннАЯ мощмость̂ -™®?®̂
водогрейными котлами КВ-Ш-50

Котельная с тремя ЗАКАЗНАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ № _ М .

z•аz

Наименование и техническая характеристика 
ОСНОВНОГО И КОМПЛЕКТУЮЩЕГО ОБОРУДОВАНИЯ, 
ПРИБОРОВ, АРМАТУРЫ, МАТЕРИАЛОВ, КАБЕЛЬНЫХ 

И ДРУГИХ ИЗДЕЛИЙ
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2 .7 Ящик однолинейный ~38GB, c

Й 8 Г "  w t e “

явзш-
- 3 I - I шт. I I

2 .8 Ящик управления в нормальном 
исполнении. Номинальный ток 
фидера -  3 ,2  А

ЯУ5110-
-03А2К шт. I

2 .9 Ящик управления в нормальном 
исполнении. Номинальный ток 
первого фидера -  0,5 А 
второго фидера -  1,5 А

ЯУ5115-
-03А2А-Д шт. I

3 . Комплектные -устройства лля
распределения энеогии пои 
наполнении до 1000 В

3 .1 Распределительный пункт 50 Тц, 
вводной выключатель внизу. 
Вводной выключатель с номи
нальным током 630 А. Фидерные 
выключателя А3716ФУЗ:

ПР24-
-7232-
-2373

Дивногор- 
ский завод 
низковольт
ной аппара
туры

шт. I

3 .2

£ I  ном.ток расцепит.I6A 
£ 2 ном.ток расцепит.40А 
£ 3 ном.тск расцепит.I6A

£  4 ном.тск расцепит.I6A 
£ 5 ном.ток расцепит.I6A 
£  6 ном.тск расцепит.4QA
£ 7 ном.ток расцепит.I00A 
£ 8 ном.ток расцепит.I00A

Установка тока электрамаг- 
яитных расцепителей 630А
Распределительный пункт 
50 1ц, вводной выключатель 
внизу.

ПР24-
-7232-
-21УЗ

шт«

Вводной выключатель с номи
нальным током 630А

ВСЕГО Л

Лист__
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L_L_ г 3 4 5 б 7 8 9 10 11 12 13 14 13 16 17 1В <9

3.3

Фидерные выключатели 
А371БФУЗ:
й I  ном.ток расцепит Л6А 
й 2 ном.ток расцепит.40А 
й 3 ном.ток расцепитЛООА
й 4 ном.ток расцепит.I6A 
й 5 ном.ток расцепит.I6A 
й 6 ном.ток расцепит.16А
й 7 ном.ток расцепит.63А 
й 8 ном.ток расцепитДООА
Установка тока эл.магнитных 
расцепителей 630А
Распределительный пункт 
50 1ц, вводной выключатель 
вверху. Вводят выключатель 
с номинальным током 400А, 
без расцепителя.
Фидерные выключатели 
А371БФУЗ:

ПР24- Дивногорский шт. 
-5230- завод низко- 
-54УЗ вольтн.аппа

ратуры

й I  ном.ток расцепит.I6A 
й 2 ном.ток расцепит Д6А 
й 3 ном.ток расцепит.I6A

I

4 .1

й 4 ном.ток расцепит.I6A 
Й 5 ном.ток расцепит«80А 
й 6 ном.ток расцепит.80А
й 7 ном.ток расцепит.80А 
й 8 ном.ток расцепит.80А
Установка тока электромаг
нитных расцепителей БЗОА
4 . Кабельные изделия
Кабель силовой с алюминие
выми зилами, с пластмассо
вой изоляцией, ГОСТ 16442- 
-70 , сечением:
-  2x2,5 кв.мм

АВВГ- 
-0 ,66  кВ

км 1,090
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Пр ед п р и я ти е_______________._____ ,_____________________ __________

Объект (производственная мощность) КоТбЛЬНая С ТР6МЯ
водогрейными котлами КВ-ПЛ-50

П 0 7 7 -  7 6

ЗАКАЗНАЯ С П ЕЦ И Ф И К А Ц И Я  ____

( ПРОДОЛЖЕНИЕ)

Всего листов- 
Лист 5

сс
«1Z
«*

к . .

g g S

| § £

1|§
З г Щ

Наименование и техническая характеристика 
основного И КОМПЛЕКТУЮЩЕГО ОБОРУДОВАНИЯ, 
ПРИБОРОВ, АРМАТУРЫ, МАТЕРИАЛОВ, КАБЕЛЬНЫХ 

И ДРУГИХ ИЗДЕЛИЙ
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Принятая потребность на 19? г. j
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ег
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В ТОМ ЧИСЛЕ ПО КВАРТАЛАМ

Ст
ои

мо
ст

ь 
ВС

ЕГ
О,

 
ТЫ

С. 
РУ

Б.НАИМЕ
НОВАНИЕ КОД

1 II III IV

1 г 3 4 5 б 7 8 9 10 ,11 12 13 15 16 17 18 19

4 .2 -  2X4 к в . км АВВГ- 
- 0 , 66кВ км 0,070

4 .3 -  2x0 КВ.ММ АЕВГ- 
- 0 , 66кВ км 0,230

4 .4 -  3x2,5  е в . ш АВВГ- 
- 0 , 66кВ км 0,360

4 .5 -  3x4 ЕВ еНУ АВВГ- 
- 0 , 66кВ ЕМ 0,120

4 .6 -  Зх4+1х2,5 е в . ш АВВГ- 
- 0 , 66вВ

ЕМ 0,860

4 .6 а -  Зх4+1х2,5 е в . ш АНВГ- 
- 0 , 66кВ

КМ 0,950

4 .7 -  3x16*1x10 е в . ш АВВГ-
-0,66кВ

ЕМ 0,180

4 .8 -  3x25+1x16 е в . ш АВВГ-
-0,66вВ

ЕМ 0,320

4 .9 -  3x35+1x16 е в . ш АВВГ-
-0,66кВ

ЕМ 0 ,080

4 .1 0 -  3x50+1x25 е в . ш АВВГ-2кВ ЕМ 0 ,180
4 .I I -  3x70+1x25 е в . ш АВГГ-1кВ КМ 0,120
4 .1 2 -  3x96*1x35 е в . ш АВВГ-1кВ КМ 0 ,440
4 .13 • 3x120*1x35 е в . ш АВВГ-1еВ КМ 0 ,040

Провод ОДНССКИЛЫШЙ с гибкой 
медной жилой, с поливинил
хлоридной изоляцией, ГОСТ 
6323-71, сечением:

4 .14 -  I  Е В .Ш ПЕВ—0 , 66кВ КМ 0,102
4 .15 -  1 ,5  кв.мм ПГВ-0,66кВ RM 0,092
4 .1 6 -  2 ,5  е в . мм ОГВ—0 , 66кВ ЕМ 0,065

Провод односильный с медной
ЖИЛОЙ, О ПОЛЛБДНИЛХЛОЕЕДНОЙ
изоляцией,
сечением:
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,'бъект (производственная мощность) КотвЛЬНЭЯ С Т рем я
водогрейными котлами КВ-М-50_______

/7077- 4 6

ЗАКАЗНАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ №  г-э
( ПРОДОЛЖЕНИЕ)

Всего листов _  
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Наим енование и техническая характеристика 
ОСНОВНОГО И КОМПЛЕКТУЮЩЕГО оборудования, 
ПРИБОРОВ, АРМАТУРЫ, МАТЕРИАЛОВ, КАБЕЛЬНЫХ 

И ДРУГИХ ИЗДЕЛИЙ
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Код ОБОРУДОВАНИЯ 
МАТЕРИАЛОВНАИМЕ

НОВАНИЕ КОД
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В Т. Ч. НА 
СКЛАДЕ

9 10 11 12 13

Принятая потребность на 197 г.
В ТОМ ЧИСЛЕ ПО КВАРТАЛАМ

1 II III IV

15 16 17 18

4.17 -  2 ,5  кв.мм ПВ-0,6бкВ км
Провод одножильный с алюми- 
нлевой килой, с поливинил

хлоридной изоляцией, ГОСТ 
6323-71, сечением:

4.18  -  2 ,5  кв.мм АПВ-0,66кВ км
4.19 -  4 кв.мм АПВ-0,66кВ км

Провод с алюминиевыми кила
ми, с резиновой изоляцией, 
в оплетке, пропитанной про
тивогнилостным составом,
ГОСТ 20520-75, сечением:

4.20 -  2 ,5  кв.мм

Кабель контрольный с алю
миниевыми жилами, с пласт- 
массовой изоляцией, ГОСТ 
1508-76, сечением:

АПРТО- 
- 0 ,66кВ км

4.21 -  4x2,5 кв.мм АКВВГ км
4.22 -  5x2,5 кв.мм АКВВГ км
4.23 -  7x2,5 кв.мм АКВВГ км
4.24 -  10x2,5 кв.мм АКВВГ км
4.25 -  14x2,5 кв.мм АКВВГ км

0 ,0 1

0,310
0,090

1,830

0,770
0,105
0,200  
I 020 
0,190

5 . Металлорукава
Рукав металлический, гиб
кий, цилиндрический, со 
стальной оцинкованной лен
той цростого про&иля в зам
ке с асбестовым уплотнением 
ГОСТ 3575-75:

5 .1  -  герметический с условным Р1-ЦА-
цроходом 20 -20 м 6

Ст
ои

мо
ст

ь 
ВС

ЕГ
О,

ТЫ
С.

 Р
УБ

.
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1 7 0 7 7 -  7 € ( ПРОДОЛЖЕНИЕ)

Предприятие__________________________ _________________
Объект (производственная мощность? К-ОТвЛЬНаЯ С трвМЯ
водогрейными котлами КВ-ГМ-50_______
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Наименование и техническая характеристика
ОСНОВНОГО И КОМПЛЕКТУЮЩЕГО ОБОРУДОВАНИЯ, 
ПРИБОРОВ, АРМАТУРЫ, МАТЕРИАЛОВ, КАБЕЛЬНЫХ 

И ДРУГИХ ИЗДЕЛИЙ
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ЗАКАЗНАЯ С П ЕЦ И Ф И К А Ц И Я  № _ _ Н —

i t sг  g IР <

Единица
измерения т

SUi
В ш 
& ^  
I sX 5 а

П ?

III НАИМЕ- код

Код ОБОРУДОВАНИЯ,
материалов
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11
§sгS’с£1й i |

5 i

| s  5 5 г  с  ^  
X S о о О е; £? с

с < г  с  < с
1 $ gш = Р

| |

! Ш
IU S, а. gfe о с: S

ш £ 
х 6 s i

s ЫС  с
ВТ.Ч. НА 

СКЛАДЕ

5-ь 

in г  1 ВС
ЕГ

С

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

всего листов
7

Лист _ _ _ _ _

Принятая потребность на  19? г.
В ТОМ ЧИСЛЕ ПО КВАРТАЛАМ

1 II III IV

15 16 17 16 <9

5 .2  -  негерметический с условным
проходам -2 0  РЗ-ЦХ-20 м

5 .3  -7 8  РЗ-ЦХ-78 и
23

5

Указания по привязке: I .  При привязке котельной для

2 . При привязке котельной для £ н

20, -  30°С вычеркнуть позицию 4 .6 а . 

40° вычеркнуть позицию 4 .6 .

/Главный инженер проекта А .Думая Заказчик
(руководитель строящегося предприятия)

Руководитель
комплектующей организации

Ст
ои

мо
ст

ь 
все
го,
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УТВЕРЖДАЮ:

Начальник_______ _______________ _

« ____ » ______________________ 197___г.

/70  77-Ц6

Генеральная проектная  организация _  

Проектная  организация  -  разработчик
Латгипропром

Коды
ФОРМЫ N* 0601017

Комплектующая организация_______________________________________■___________________

Отрасль народного хозяйства_____________________________________________ __ __________

Министерство (ведомство) - заказчик___________________________________________ _ ____________

Главное управление министерства ( объединение) ____________________________________________

Предприятие__________________________________________________________________________

объект (производственная ^ .ц н о о т ы  Хотельвая с  т р е м я  в о д о г р е й ш ш  

К о т л е ш  КВ-Ш-50_______________________________ _ _ _ _ _
ГУМТС (УМТС)_________________________________________________
Часть (раздел) проекта Электротехническая________________

Срок ввода в  эксплуатацию_________________________________________________ ________________

ЗАКАЗНАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ № з-э „  . __ ,
мд осветительное электрооборудование котельной

Всего л и с то в___

Лист N® ___S.

(ВИД оборудо вани я , и з д ели я  и м а те р и а л о в ,  п о с та в л я е м ы х  ЗАКАЗЧИКОМ)
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Принятая потребность 197 г.

вс
ег

о

В ТОМ ЧИСЛЕ ПО КВАРТАЛАМ

Ст
ои

мо
ст

ь В
СЕ

ГО
,

ТЫ
С.

 Р
УБ

.НАИМЕ
НОВАНИЕ код 1 И III IV

1 г 3 A S 6 7 в 9 10 11 12 13 14 15 16 17 16 19

I .  Комплектные устройства для 
распределения энергии шж 

напряжении до *1000 В

1Л Распределительный пункт 
50 ГД» без вводного выклю
чателя; фидерные выключа
теля А3716ФУЗ, уставка тока 
электромагнитного расцепите
ля 530 А, номинальный ток 
расцепителя:
*  I ,  *  2-50 А, Я 3 . . . Кб-30 А, 
ТУ 165.36.431-74

ПР-24-
-7404-
54-УЗ ш т . 2

Шаток групповой переменного 
тока 380/220 8 с фидерными 
автоматами A3I6I, тепловые 
расцепители I5A

1 .2  на 6 однофазных групп 0Ш~6 шт.
L

5
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бъект (производственная мощнпсты КрТбЛЬНЙЯ О тремя
нпдогрейннмя котлами КВ-ГМ-50---------

17077-^6

ЗАКАЗНАЯ СПЕЦ И Ф И КАЦ И Я К!2 з-э
( ПРОДОЛЖЕНИЕ)

Всего листов _  
Лист____ 2_

Сс
Z•I
1

‘ ш S Ш
5С *  <хон
5 а > 
8| § Ы о щ
2  с; s

Наим енование  и техническая характеристика 
ОСНОВНОГО И КОМПЛЕКТУЮЩЕГО ОБОРУДОВАНИЯ v  
ПРИБОРОВ, АРМАТУРЫ, МАТЕРИАЛОВ, КАБЕЛЬНЫХ 

И ДРУГИХ ИЗДЕЛИЙ

ойвс 3*

0 fe g г
a. t  О С
1 *5:2
X «  <е 5  ̂о  ̂< Щ s

Единица
измерения

НАИМЕ
НОВАНИЕ код

Код ОБОРУДОВАНИЯ, 
МАТЕРИАЛОВ РX Щ10 о uj с

ёос  с

3=Г
с4Шш >

i j=г?

ujП& *

11
l i

г э 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Принятая потребность на 197 г.
В ТОМ ЧИСЛЕ ПО КВАРТАЛАМ

1 II III IV

15 16 17 18

2 .3

2 .4

на 12 однофазных груш (ЭД-12

Ящик распределительный с 
тремя автоматическими вшито- 
чателяш A3I6I, 5QA с тепло- Я3161- 
выми расцепителями I5A -24

Ящик с понижающим однофазным 
трансформатором ОСО-О» 25 с 
тремя однополюсными автома
тами АБ-25, расцепители I5A 
со штепсельной розеткой

220/12 В 
220/36 В

ЯТП-0,25
ЯТП-0,25

ШТ.

шт.99

2

3

8
7

3 .1
2.2
2 .3

2.6

2 .7

2.8

2.9

2.10

2 . Оборудование осветительное 
(Урвт)огьттк подвесной пыленепро—

до 100 Вт 
до 200 Вт 
до 500 Вт
Светильник подвесной 
пыленепроницаемый

до 100 Вт 
до 200 Вт
Светильник Подвесной 
пыленепроницаемый на одну 
лампу до 60 Вт
Светильник настенный до 
100 Вт
Светильник потолочный до 
100 Вт
Светильник настенный до 
100 Вт
Светильник подвесной до 
150 Вт

НСП02-100
НСП02-200
НСП01-500

ППР-100
ШР-200

НСП03-60 

НБ006—100 

НПП01-100 

НП020-100 

ПО-02-150

99
«9
99

99

99

99

7 , 
79/91 
6

43
27

2

10

90

22

14
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Предприятие___ ______________________ = ----------------------- -------
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2.11

2.12

2 .13

2 .14

2 .15

2.16

2 .17
2.18
2.19

2 .2 0  
2.21 
2.22

2.23
2 .24

Светильник для лшинесцентных 
лаш подвесной

на 2 х 40 Вт

на 4 х 40 Вт

Светильник для освещения 
пультов для одной люминес
центной лампы 

I  X 40 Вт

Светильник для наружного 
освещения до 200 Вт

Светильник подвесной на две 
лшпнесцентные лампы по 
80 Вт, пыленепроницаемый 
-  2 х 80 Вт

Светильник ручной с защитной 
сеткой и шланговым проводом 
длиной 9 и

Даша накаливания общего
назначения
ГОСТ 2239-70
-  60 Вт 
-100 Вт 
-150 Вт

-200 Вт 
—300 Вт 
-500 Вт
Даша люминесцентная бе
лого света, ГОСТ 6825-74

220 В, 40 Вт 
220 В, 80 Вт

ЛС002-
-2x40

ЛС0С2-
-4x400

ЛП012Х
х40

СП0-200

ЛДР-2Х
х80

РВО-220

БК220-60
БК220-100
БК220-150

Б220-200
Г220-300
Г220-50

ДБ-40-4 
ДБ-80-4

шт.
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ОСНОВНОГО И КОМПЛЕКТУЮЩЕГО оборудования,
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Принятая потребность на 197
В ТОМ ЧИСЛЕ ПО КВАРТАЛАМ

1 II III IV

15 16 17 16

г.

(9

2 .2 5
2 .26

2*27

2.28

3 .1

3 .3
3 .4

3 .5
3.6

3 .9
3 .10

Лампа накаливания местного 
освещения, ГОСТ 1182-77

40 Вт, 12 В 
40 Вт, 36 В

Стартер для включения люми
несцентных ламп

Светильник аккумуляторный 
переносной

3 .Кабельные изделия

Кабель силовой с алюминиевы
ми аилаш  с пластмассовой 
изоляцией, ГОСТ 16442-70, 
сечением:

-  2 х  2 ,5  к в .ш

-  3 х 2 ,5  кв.мм
-  4 х 2 ,5  кв.мм 
- 2 x 4  кв.мм

- 3 x 1 0  + 1 x 6  кв.мм
-  3  х  16 + I  х 10 кв.мм

-  3 х  25 + I  х 10 кв.мм 
- 3  x 95 + 1 x 3 5  кв.мм

Провод установочный с пласт* 
массовой изоляцией,
ГОСТ 6323-71, сечением:

-  2 х  2 ,5  к з .ш
-  3 х 2 ,5  к в .ш

Провод установочный с рези
новой изоляцией в оболочке 
из сплава АМЦо фальцованным 
швом, ГОСТ 1843-69, сече
нием: 2 г  2 ,5  к в .ш

МО-12-40
МО-36-40

СК-220

ВЗГ-14

АВВГ-0,66

АВВГ-0,66
АВВГ-0,66
АВВГ-0,66

АВВГ-0,66
АВВГ-0,66

АППВС-0,38
АЕШВС-0,38

АПРФ-0,5

штW

КМ
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Наименование и техническая характеристика 
ОСНОВНОГО И КОМПЛЕКТУЮЩЕГО ОБОРУДОВАНИЯ, 
ПРИ БОГОВ, АРМАТУРЫ, МАТЕРИАЛОВ, КАБЕЛЬНЫХ 
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( ПРОДОЛЖЕНИЕ)

Всего листов_____
Лист_____ 5_____

Принятая потребность на 187 г.
В том числе по кварталам

» II III IV

15 16 17 18

3 .1 2

3 .13

Провод установочный с рези
новой изоляцией, ГОСТ 20520- 
-7 5 , сечением :

-  I  х  2 ,5  кв.мм АПРТО-
- 0,66

- 1 x 4  кв.мм АПРТО-
- 0,66

Указание но привязке: при варианте
при варианте Ьн

км 1 ,5

0,500

- 2 (Яс и -30°С вычеркнуть данные в  знаменателе, 
-40°С вычеркнуть' данные в  числителе.

Главный янже.нер проекта ,  /
Думай

Заказчик /руководитель 
строящегося предприятия/

Руководитель
комплектующей организации
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УТВЕРЖДАЮ :

Начальник________ ______________________

« ______» ____________ „___________ ___19?____г. Генеральная проектная организация______ _______________

ПРОЕКТНАЯ организация -  разработчик— ЗЗЯ Т Г Е Ш В О П Р О Н  

Комплектующая организация _ _ _ _ _ ---------- -----------------------------------

Формы N* 0801017

Отрасль народного хозяйства_____________________________________ __________ _____________

Министерство (ВЕДОМСТВО)'ЗАКАЗЧИК-------------------------------------------------------------------- ----------------------

(ЛАвНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА (ивьедииенир) --------------

Предприятие_______________________________________________________________ _____________

Объект (производственная мощность) КоТвЛьяяя п тремя т*дДОтТ а^ яцмя
к о т л а ш  К В -ГМ -3 0______________________________ _________ _

ГУМТС (УМТС)_________________________________________ -_____
Часть ( р а з д е л )  проекта ЭЛбКГРОТеХНИЧвОКая___________________ _—

Срок вво д а  в  э к сп луа та ц и ю ________________________________________________ _______________

ЗАКАЗНАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ MS. 4-Э от «.

НА

.  197____г.
открывания окон котель-

БСЕГО ЛИСТОВ .

Лист N* __силовое электрооборудование механизмов реечного тала МР02 ддя
(ви д  оборудования, иоделия и материалов, поставляемы к закаэчиком )  ной ПО работе Серии 1 .464-12 ЦНИИпррмадятгй

Наименование и  техническая характеристика 
основного и комплектующего оборудования, 
приборов, арматуры, материалов, КАБЕЛЬНЫХ 

И других ИЗДЕЛИЙ
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Принятая  потребно сть  н а  197 г.
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I . I  
I . I a

Выключатель путевой,конечный,
МРТУ 16.526.004-65 ВПК-1112

ВПК-1112
2 . Комплектные устройства 

управления для приводов 
напряжением До 1000 В

Комплектное устройство,но
минальный ток левого  фидера 
2 , 1  А, правого фидера 2,1А, 
номинальный ток расцепите
ля  автомата 6',4А.

Езпряжение силовой цешг -
380 Б, цепи управления -
-  220 В, переменного тока РУС540Э-

-Q3B2B

ат.

КоКПЛ91

8
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3
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ПРИБОРОВ, АРМАТУРЫ, МАТЕРИАЛОВ, КАБЕЛЬНЫХ 
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ЗАКАЗНАЯ СП ЕЦ И Ф И КА Ц И Я №  4 -э

( продолжение) 

всего листов_  
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Ед и н и ц а
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Принятая потребность на 197 г.
В TOM ЧИСЛЕ по кварталам

1 II III IV

13 16 17 18

3 . Кабельные изделия

Кабель силовод с медными хи- 
лаш повышенной гибкости, с 
резиновой изоляцией, в рези
новой оболочке, ГОС* 13497-77, 
сечением:

3 .1 -  3 x  1 ,5  кв.мм КРПГ- 
-0 ,6 6  кВ км 0,040

3 .1a -  3  X  1 ,5  КВ.ММ КРПГ- 
-0 ,6 6  кВ т 0,060

3 .2 «  3 х 2 ,5  +1 х 1 ,5  кв.мм КРПГ- 
-0 ,6 6  кВ ю 0,100

3 .2a -  3 х  2 ,5  + I  х 1 ,5  кв.мм КРПГ- 
-0 ,6 6  кВ * 0,150

Провод одножильный с гибкой 
медной хилой, с поливинил
хлоридной изоляцией, ГОСТ 
632371, сечением:

3 .3 -  I  кв.мм ИГВ-
-0 ,6 6  кВ т 0,006

3.3а -  I  кв.мм ПГВ-
-0 ,6 6  кВ т 0,012

3 .4 -  I  кв.мм ПВ-0,66 кВ » 0,003
3 .4а -  I  кв.мм ПВ—0,66 кВ т 0,006

Кабель контрольный о алю
миниевыми датами,с пласт
массовой изоляцией,
ГОСТ 1508-78, сечением:
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ОСНОВНОГО И КОМПЛЕКТУЮЩЕГО ОБОРУДОВАНИЯ, 
ПРИБОРОВ, АРМАТУРЫ, МАТЕРИАЛОВ, КАБЕЛЬНЫХ 
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ВСЕГО ЛИСТОВ —  
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Принятая по требн ость  на  197
В ТОМ ЧИСЛЕ ПО КВАРТАЛАМ

1 It Ш IV

15 16 17 18

г.

19

3 .5  -  14  х  2 ,5  кв.мм АКВБГ кы
3 .5 а  -  14  х  2 ,5  кв.мм АКВВГ "

0 ,0 4 0
0 ,0 6 0

Указания по привязке: I .  При привязке котельной для t  = -2 0 ° , -30°С  вычеркнуть позиции
1 Л а , 2 .1 а , 3 .1 а ,  3 .2 а ,  3 .3 а ,  3 .4 а ,  3 .5 а .

2 .  При привязке котельной для 1° -  -40°С вычеркнуть позиции 
1 ,1 ,  2 .1* . 3 .1 ,  3 .2 ,  3 .3 ,  3 .4 ,  3 .5 .

Главный инженер проекта

Думай
Заказчик /руководитель 
строящегося предприятия/

Руководитель
комплектующей организации
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В том ЧИСЛЕ ПО КВАРТАЛАМ

1 И 111 N

14 15 16 17 18

г.
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I*  Аппараты нашаяяанием 
1000 В

I . I Переключатель кулачковый
ТУ16-526.047-74 для ввода ПКУЗ-
кабелей 58И0102 шт. 3

Пускатель магнитный нере
версивный, катушка 380 В,
50 Гц, с током теплового 
реле

1 .2  -  5А первой величины ПМЕ122
1 .3  -  8А второй величины ШЕ222
1 .4  Пост управления кнопочный

с 2 кнопочными элементами, 
имеющими один замыкающийся 
я один размыкающийся кон
такты с надписями "пуск -  ПКЕ222-
стол", "3/4" со степенью -2УЗ

L IP54

9
9
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2
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4
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Предприятие_________________________________________________
Озъсхх (производственная мощностью КоТвЛЬНаЯ О ТР6МЯ
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ОСНОВНОГО И КОМПЛЕКТУЮЩЕГО ОБОРУДОВАНИЯ. 
ПРИБОРОВ, АРМАТУРЫ, МАТЕРИАЛОВ, КАБЕЛЬНЫХ 

И ДРУГИХ ИЗДЕЛИЙ
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17077-

ЗАКАЗНАЯ СП ЕЦ И Ф И КА Ц И Я ____
{ ПРОДОЛЖЕНИЕ) 
Всего листов _  
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В ТОМ ЧИСЛЕ ПО КВАРТАЛАМ
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2 . Комплектные устройства для 
распределения энергии таи 
напряжении до 1000 В

2 .1  Распределительный пункт 50 Гц, ПР24- 
бводный выключатель внизу, -5227-
вводный выключатель с нош- 5473
нальным током 400 А, без рас
цепителя

Дивногор- ВТ. I
ский заводнизковОДЬТН.
аппаратуры

Фидерные выключатели 
А3716ФУЗ:

£  I  нова.ток расцепит. I6A 
£  2 ном.ток расцепит. I6A 
£  3 ном.ток расцепит. I6A

£. 4 ном.ток расцепит. I6A 
£  5 ном.ток расцепит. 80А 
£  6 ном.ток раоцепит. 80А

Уставка тока электромаг
нитных расцепителей 63QA

3 . Кабельные изделия

3 .1  Провод одножильный с алю
миниевой ЖИЛОЙ,о ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ изоляцией,
ГОСТ 6323-71, сечением:

-  2 ,5  кв.мм АПВ-0,66 кВ ш  0 ,540

3 .2  Провод однокильш&с гибкой 
медной жилой, с  поливинил
хлоридной изоляцией,
ГОСТ 6323-71, сечением:

-  1 ,5  кв.мм БГВ-0,66 кВ 0,020
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НОВАНИЕ код 1 II III IV

1 г 3 4 5 6 . 7 В 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 <9

4. Металлооткава

4Л
оцинкованной лентой простого 
профиля, в замке о асбесто
вым уплотнением, ГОСТ 3575-75, 
с условным проходом 20 р герме
тический Р1-ЦА-20 м 1 ,0

Главный инженер проекта

Думай

Заказчик /руководитель 
строящегося предприятия/

Руководитель
комплектующей организации
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УТВЕРЖДАЮ :
Нач аль н и к__________________

«____»____________ 197___г.

/7077-  t/e

Генеральная проектная организация

Формы N1

Коды

0601017

Проектная организация -  разработчик Д а т Г И Щ Ю Ц р р М _______________________________

Ком плектую щ ая  о рган и з ац и я_____ ______________ ________________________________________________

Отрасль  народного хозяйства ____________________________________________

Ми н и стер с тв о  (в ед о м с тв о ) - з а к а з ч и к ___________________________________________________________

Главное управление министерства ( объединение) __________________________________________

Предприятие________________________________________________________________________________

Объект (производственная мощность) К р Т б Д Ь Н а я  С  Т р в М Я  В О Д О Гр е Й Н Ы М И

котдаш КВ-ГМ-50 
ГУМТС (У М Т С )________
Часть (раздел) прлягта Электротехническая.
Срок ввода в эксплуатацию

с  0  Всего  л и с т о в --------

ЗАКАЗНАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ № _ ± !_  от. — . -----------------------т— г. Лисг NS__ 1
НА осветительное электрооборудование склада серной кислоты_______

I .  Комплектные устройства для 
распределения энергии пш 
напряжении до 1000 В

1 .1  Шток г р у п п о в о й  переменного
тока 38Су220 В с автоматом 
A3II4/7 на вводе, с фидерными 
автоматами A3I6I, тепловые рас- 
ценители I5A на шесть однофаз
ных групп 0ЩВ-6

1 .2  Ящик с понижающим однофазным 
трансформатором ОС0-0,25,
250 ВА с тремя однополюсными 
автоматами АБ-25, расцепите
ли I5A со штепсельной розет
кой 22С/36В ЯТП-0,25
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--------------- -------

с
•*Z

s . .X Ь1 ~£ 2  S 
8 5 §
|1 5 1ё  *а|§
S r i i

Наи м ен о в а н и е  и техническая характеристика 
ОСНОВНОГО И КОМПЛЕКТУЮЩЕГО ОБОРУДОВАНИЯ. 
ПРИБОРОВ, АРМАТУРЫ, МАТЕРИАЛОВ, КАБЕЛЬНЫХ 

И ДРУГИХ ИЗДЕЛИЙ
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13 И

2 . Оборудование осветительное

2 .1  Светильник подвесной ннлене- НСП02- шт. I I
пронимаемый до 100 Вт -100

2 .2 Светильник настенный до НПП01-
100 Вт -100 9 7

2 .3 Светильник настенный до НП020-
100 Вт -100 19 2
Лампа накаливания общего 
назначения, ГОСТ 2239-70

2 .4 -  60 Вт БК220-60 П 3
2 .5 -  100 Вт EK220-I00 И 17

2 .6 Светильник ручной перенос
ной с защитной сеткой и 
шланговым проводом длиной 
9 н РВО-220 Ю I

2 .7 Лампа накаливания местного 
освещения, ГОСТ 1182-77 МО-36-40 17 I

3 . Кабельные изделия

Кабель силовой с алзолишевы- 
т  килами,с пластмассовой 
изоляцией» ГОСТ 16442-70

3 .1 -  2 X 2 ,5  кв.мм АБВГ-0,66 км 0,080
3 .2 -  3 х 2 ,5  кв.мм АВЕГ-0,66 19 0 ,(2 0
3 .3 - 3 x 6  + 1 2 4  кв.мм АБВГ-0,66 » 0,005
3 .4 Провод установочный,с пласт

массовой изоляцией,
ГОСТ 6323-71, сечением:

2 ,5  кв.мм АПВ-0,66 п 0,300

{ ПРОДОЛЖЕНИЕ)

В с е г о  л и с т о в  _  

Лист 2
Принятая потребность  на  19? г.

3 ТОМ ЧИСЛЕ ПО КВАРТАЛАМ

) п III IV

15 15 17 18

Главный инженер проекта Заказчик /руководитель 
строящегося предприятия/
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водогрейными котлами КВ-ГМ-50_________________
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Часть (раздел) проекта Электротехническая
Срок ввода в эксплуатацию.
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Принятая потребность на  197 г

8
2
14

В том ЧИСЛЕ ПО КВАРТАЛАМ

«5 16

III

17

IV

18 19

I# Кабельные изделия

Кабель силовой с алюминиевыми 
зилами, с пропитанной битумной 
изоляцией в  алюминиевой обо
лочке, в защитней* поливинил
хлоридном шланге, ГОСТ I8 4 I0 - 
-7 3 , сечением:

1 .1
1.2

-  3x35 кв .мм
- £ 7  кв.мм

ААШВ-бкВ
ААШВ-МкВ

км
км

0,49
0,480

1 .3

1 .4

Кабель силовой с алюминиевыми 
килами, с пластмассовой изо
ляцией, ГОСТ 16442-70, 
сечением:

-  3x35+1x16 кв.мм ДВВГ-1кВ

-  3x120+1x35 кв.мм АВЕГ-1кВ
км

км

0,090

0,320
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ВСЕГО ЛИСТОВ______

Лист _  2 ________

Принятая потребность на  197 г.
В ТОМ ЧИСЛЕ ПО КВАРТАЛАМ

1 II III IV

15 16 17 18

Кабель контрольный с алюминие
выми жилами, с пластмассовой 
изоляцией, ГОСТ 1508-78, сече
нием:

5 -  10x2,5 АКВБГ км 0 ,070

Указания по привязке:

1 ,  Данные в ) 1 заполняются по привязке проекта.

2 .  При напряжении питающей сети 6 кВ вычеркнуть позиции I . I ,  1 .2 .

/Главный инженер проект^ Ц  ^ 15U — А. Думай (аказчик
руководитель строящегося предприятия)

Руководитель
комплектующей организации
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Генеральная проектная организация.

Проектная организация -  разработчик .

Комплектующая организация_________

Отрасль народного хозяйства_________
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Латгицропром

Министерство (ведомство) - заказчик_____________

Главное управление министерства ( объединение) . 

Предприятие _ _______________________

Формы N*

Коды

0801017

Объект <производственна мощность).
котлами КВ-ГМ-50

Котельная с тремя водогрейными

ГУМТС (У М Т С ).

Часть  ( раздел)  проекта. Электротехническая
Срок ввода в  эксплуатацию.

ЗАКАЗНАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ М3 8-э . __ , _________
нж осветительное электрооборудование наружного осветят!я

(.вид оборудования, изделия и м атериалов,  поставляем ы х  заказчиком )

197.
Всего листов  

Л и с т  №■ ___

Наименование и техническая характеристика 
основного и комплектующего оборудования, 
приборов, арматуры, материалов,  кабельных
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Принятая потребность на 197 г.

8OJ
2
14

В ТОМ ЧИСЛЕ ПО КВАРТАЛАМ

1 и III IV

15 16 17 18

I
А

(9

I .  Аппараты напряжением до 
IOOCB

I . I Пускатель магнитный неревер
сивный напряжением катушки 
~ 3 8 0 В , степень защиты ЗР40

ШЕ-221 шт.

1 .2 Переключатель кулачковый 
универсальный ТУ. 16-526. 
.047-74

ПКУ-3-58-
-И-0101-
-У2 шт.

2 . Обошнгование осветительное

2 .1 Светильник подвесной для 
наружного освещения с лам
пой ДРЛ-250

СКЗР-250 шт.

2 .2 Лампа ртутная, четырехэлект
родная до 250 Вт ДРЛ-250 шт.

I

I

I I

I I

L

•ЯМ
 OlHAj
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Предприятие ----------------------------------------------------- --- ---------------------------------
Объект-  /прпидяодстиеннАд мощность) _  Н Э Я  С  Т р в М Я
водогрейными котлами КВ-ГМ-оО______

/7 0 7 7 -1 /6

ЗАКАЗНАЯ СП ЕЦ И Ф И КА Ц И Я N 2 8-Э
( ПРОДОЛЖЕНИЕ)

ВСЕГО ЛИСТОВ. 
2Лист_______

ес
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Z

На и м е н о в а н и е  и техническая характеристика 
ОСНОВНОГО И КОМПЛЕКТУЮЩЕГО ОБОРУДОВАНИЯ. 
ПРИБОРОВ, АРМАТУРЫ, МАТЕРИАЛОВ, КАБЕЛЬНЫХ 

И ДРУГИХ ИЗДЕЛИЙ
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3 .  Кабельные изделия

Кабель силовой с алюминиевыми 
жилами, с пластмассовой изо
ляцией, ГОСТ 16442-70, сече
нием:

3 .1 -  2x2,5 кв.мм АВНГ-0,66 км

3 .2 -  2x10 к в .ш АБНГ-0,66 км

3 .3 -  3x10 к в .ш АВВГ-0,66 км
3 .4 -  3xI0t-Ix6 к в .ш АВВГ-0,66 км

Единица
изм ерения

НАИМЕ
НОВАНИЕ ход

б 7

Код ОБОРУДОВАНИЯ, 
МАТЕРИАЛОВ

н

Принятая потребность  на  19? г.
• £ * с? В ТОМ ЧИСЛЕ ПО КВАРТАЛАМ
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СКЛАДЕ 5 8 з

<о Г  5 Вс
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о

Ст
ои

м
ТЫ

С.
 1

9 ю 11 12 13 М 1S 16 17 18 19

0,030
0,030
0,030
0,300

3 .5

Провод одножильный с алюми
ниевой жилой, с поливинил
хлоридной изоляцией, ГОСТ 
6323-71, сечением:

-  2 ,5  к в .ш АПВ-0,66 км 0,400

/
Главный инженер проект^ . А.Думай Заказчик

(руководитель строящегося предприятия)
Руководитель
комплектующей организация

бтI
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ЗАКАЗНАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
оборудование д аппаратуру связи

/70 7 7 - 4 6 Коды

Формы n.~

Генеральная проектная организация .

Проектная  организация -  разработчик .

Комплектующ ая  организация_________

Отрасль народного хозяйства _________

Датгдпродром

Министерство  ( ведом ство ) - з а к а з ч и к ______________

Главное уп равлен и е  м и н и с тер с тв а  ( объединение) .  

Пр ед п р и я ти е .

Объект (л р о к б в д с тк ш а я  мошнбетъ'  Котельная с треия ВОДОГреЙЕЫМИ 
котлами КВ-Ш-50

ГУ МТС (УМТС).

Часть  ( раздел) проекта . Электротехническая

Срок ввода в  эксплуатацию .

0801017

ОТ « . 197.
Всего  ли с то в

Лист N- __

НА
1 В Ц Д  О Б О Р УД О В А Н И Я . И З Д Е Л И Я  И М А Т Е Р И А Л О В . П О С Т А В Л Я Е М Ы Х  З А К А З Ч И К О М )

сгс

< ш X S Ш ш »- >? 
о  «
s  9

i t

*со0
1X
ао

Н аим енование  и  технич еская  характеристика 
основного И КОМПЛЕКТУЮЩЕГО ОБОРУДОВАНИЯ, 
ПРИБОРОВ, АРМАТУРЫ , МАТЕРИАЛОВ , КАБЕЛЬНЫХ 

И ДРУГИХ ИЗДЕЛИЙ
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НАИМЕ
НОВАНИЕ КОД
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МАТЕРИАЛОВ
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I . I

2.1

2.2

I .  Оборудование и аппаратура 
телефонной связи

Телефонный аппарат настоль- ТА-72М 
вый, ГОСТ 9686-88

2 .  Оборудование и аппаратура 
диспетчерской и громкого

ворящей связи

Установка оперативной теле- МИГ 
фонной связи Ш 1 .220 .037

П ^бс^^ажоговорящ ей связи,

г.Рига
завод *ВЭФ

п/я М-5571

шт.

к -т

-  вше одной мощи. 0 ,2 Вт ПГС-0,2 г.Нальчик, шт. 
завод теле
механических 
аппаратов

3

I

2
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2 .3

3 .1

-  выгодной мощн.Ю Вт ПГС-Ю г.Нальчик, шт.
завод теле- 
механическ. 
аппаратов

3 . Оборудование и аппаратура 
алгактрачяс офикядии

Часы электрические первичные, ПКЛ-3- г.Ленинград, шт.
ГОСТ 7412-77 -24  завод элект

рочасов

3

I

ВСЕГО ЛИСТОВ

Л и с т ____ ?-

Примятая потребность  на  197 г.
В ТОМ ЧИСЛЕ ПО КВАРТАЛАМ

1 II III IV

15 16 17 18

3 .2

3 .3

Часы электрические вторичные 
^ о с д а п е  для помещений,

-  6  циферблата 300 ш  ВП-300 г.Опджоникид-
24-323К з е , приборо

строительный 
завод шт.

-  fi циферблата 400 мм Ш ~ 3 2 1 К  шт.
3
2

4 .1

4 . Оборудование и аппаратура 
радиофикации

Громкоговоритель абонентский 
мощн.0,25 Вт, ГОСТ 5961-76 шт. 7

5 . Прочая аппаратура

5 .1  Выпрямитель на 24В КВ-24М г.Нальчик, sit 
завод "Сев- 
кавэлектро- 
прибор*

I

(■
Главный инженер проекта А.Думан

^ S -Л___
[аказчик
руководитель строящегося предприятия)

Руководитель
комплектующей организации

бт
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Принятая потребность н а  197 г.

Вс
ег

о

В ТОМ ЧИСЛЕ ПО КВАРТАЛАМ

Ст
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ь 
ВС
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О,

ТЫ
С.

 Р
У6

.НАИМЕ
НОВАНИЕ кед 1 II III IV

1 г 3 л 5 6 7 в 9 10 и 12 13 14 15 16 17 13 19

I .  Кабели телефонные низко
частотные

I . I Кабель городской телефонный 
ёмк.1СЬс2хО,4, ГОСТ 22498-77

2 . Ралиоггоовсша

Провс^0^а^иотранслядионшй

ТПП ы

2 Л
2 .2

-  ёмк.1х2х1,2
-  ёшс.1х2х0,6

ПТШ
ПГПЕ

и
м

3 . Мотттяжяые провода

3 .1 Провод телефонный распреде
лительный ёмк • 1x2x0,5 
ГОСТ 20575-75 ТРП и

115

335
70

495

L
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Предприятие___________  ... -------------------------
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4 .  Силовые и контрольные кабели

Кабель силовой се ч .2 x 2 ,5 
ГОСТ 16442-70 АВВГ-0,66 и 10

А. Думай Зэкз^чик
(руководитель строящегося предприятия)

Руководитель
комплектующей организации



№
 П

ОЗ
ИЦ

ИИ
 П

О 
ТЕ

Х
НО

ЛО
ГИ

ЧЕ
СК

ОЙ
 с

хе
м

е;
 

М
ЕС

ТО
 У

СТ
АН

ОВ
КИ

г
v t903-1-/0!? Ал «8.3

УТВЕРЖДАЮ I
/ 7 0 7 7 -  </6 Коды

Начальник.

«____»_

ФОРМЫ N* 0601017

197__ Г. Генеральная проектная организация.

Проектная организация- разработчик.

Комплектующая организация________

Отрасль народного хозяйства_________

Датгиггоопром

Министерство (ведомство) -  заказчик___________

Главное управление министерства ( объединение). 

Предприятие.

Объект (производственная мощность) ^ОТвЛЬНЗЯ С ТРвМЯ ВОДОГр5ЙННМ2_
котлами KB-IM-50 _______________

ГУМТС (УМТС)_____

Часть (раздел) проекта.

Срок ввода в эксплуатацию.
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Принятая потребность на 197 г.

М

В том числе по кварталам
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15 16 17 18 19

I . I

I .  Монтажные изделия» поставляемые 
до Фондам как оборудование

Трансформатор абонентский 
унифицированный, ГОСТ 8914-

ТЖУ-Ю г«Майкоп,
завод
"Прогйсвязь

шт«

'Главный инженер npoeK ^ffJj-^^ ^  Думая Заказчик
(руководитель строящегося предприятия)

Руководитель
комплектующей организации
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УТВЕРЖДАЮ:
Начальник______________

«____* ____________ 197___г. Генеральная проектная организация______________________________ _
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Ко м плектую щ ая  о р га н и з а ц и я ._____________________________________________
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Отрасль народного хозяйства..__________________________________________ ______________

Министерство (ВЕДОМСТВО) -  ЗАКАЗЧИК__________________________________ _ _ _ _ _ _ _ _

Главное управление министерств* ( объединение) __________________________ ___________

Предприятие_____________________________________________________ _

Объект (производственная могцндсть) КоТбЛЬЯЭЯ О ТрбМЯ ВОДОГреЙНЫМИ
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Часть ( раздел) проекта____

Срок ввода в эксплуатацию
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Принятая потребность на 197 г. 
В ТОМ ЧИСЛЕ ПО КВАРТАЛАМ
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.НАИМЕ

НОВАНИЕ код 1 11 III IV

1 г 3 4 5 6 7 в е ю и 12 13 14 15 16 17 18 19

I .  Прочие кабели и провода

I . I  Кабель телефонный связи и ПРШЗМ 270

/Главный инженер проекта А. Думай
"> Заказчик

(руководитель строящегося цредприятия)
Руководитель
комплектующей организации
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Приложение

903-1-/<?У А л.8.3  СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ
потребности в кабелях и ^проводах о использованием меди и свинца 
Котельная с тремя водогрейными котлами КВ-ГМ-50.'

Латгипропром

№ Наименование, тип, мар Потребность в кабеле Назначения кабеля /про
вода/, характеристика 
места /зоны/ прокладки 

и среды

Условия эксплуатации Обоснование Примечани
пп ка, изделия, ГОСТ или рабочее

напряже-

%

механич. 
воздействия 
/ударные, 
вибрация, и з-

КМ
/масса

меди/
/масса

свинца/

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10
X Провод установочный с 0 ,0 7

пластмассовой изоляци
ей, медный,ГОСТ 6323-71 
П В-0.66, сечением
1 .5  кв.мм

2 П В-0,66, сечением 0 ,180
2 .5  кв.мм

3 П В-0,66, сечением 
4 кв.мм

0 ,0 2

4 ПГВ-0,66, сечением 
1 ,5  кв.мм

0 ,1 3 2

5 П ГВ-0,66, сечением 0 ,0 6 5
2 ,5  кв.мм

6 Кабель парной скрутки 0 ,0 1  
с медными жилами с  по
лиэтиленовой изоляцией 
в полиэтиленовой оболоч
к е. ГОСТ 22498-77

0 ,9 4 5 Перекоммутация вторич
ных цепей в камерах 
КС0-272 РУ-6 кВ

4 ,1 4 Перекоммутация вторич
ных цепей в камерах 
КСО-272 РУ-6 кВ

Перемонтаж блоков на 
шкафах серии РТЗО-69 
/3 шкафа/

0 ,7 2 Перекоммутация вторич
ных цепей в камерах 
КСО-272 РУ-6 кВ

1 ,7 8 Перекоммутация вторич
ных цепей в камерах 
КСО-272 РУ-6 кВ

Подключение электро
двигателей вентилято
ров, установленных на 
виброоснованиях

1 ,495 Подключение электро
двигателей вентиляторов, 
установленных на вибро- 
основаниях

Подеод к горелочным 
устройствам котла

0 ,175 В целях измерения на
пряжением 60 В

'—220 В Ш-4-5
ПУЭ 1966 г .

— 220 Ш-4-5
ПУЭ-1966 г .

'—220 В Ш-4-5
ПУЭ 1966 г .

—220 Ш-4-5
ПУЭ-1966 г .

— 220 Ш-4-5
ПУЭ-1966 г .

— 380 В Вибрация У-3-28 
ПУЭ 1976 г .

—380 В Вибрация У -3-28 
ПУЭ-1976 г .

—380 В Постоянные
изгибающие
воздействия

Н - 1»ПУЭ-1976 г .

- 6 0 П3.2 СВШ 
Ш-34-74



903-1 -/ 69  Ал.8 .3 11 /70 77~ 4 6

т 2 3 4 5 6 8 9 10

7 Кабель силовой с медны
ми титлащ повышенной 
гибкости с резиновой 
изоляцией в резиновой 
оболочке, ГОСТ 13497-77, 
сечением 
КРПГ 3 х  1 ,5

9
8

о
о

о
о 0 ,160/

0 ,2 4 0
Подключение датчиков 
температуры

П .3 .2  СНиП 
Ш-34-74

8 КРИТ
3 х  2 ,5  + I  х  1 ,5

0 ,10/
0 ,1 5

8/12 Для подключения микро
переключателей и элек
тродвигателей мех-ов 
реечного типа для 
открывания окон

— 380 Постоянные
изгибающие
воздей
ствия

П-1-50 
ЯУЭ 1976

9 Кабель городской те
лефонный 
ТПП-Юх2хО,4 
ГОСТ 22498-77

0 ,1 1 5 2 ,6 Для телефонизации, про- 
кладыв. по стене ,
/10 тел . аппаратов/

60 В ПУЭ-1966 г .  
Ш-4-4

10 Кабель телефонной свя
зи и^ради^икации

МРТУ 16.5051755-75

0 ,2 1 3 ,8 Для телефонизации,про
кладывается по стене, 
в, траншее на тросе 
/ I телеф.аппарат/

60 В ПУЭ-1966 г .  
Ш-44

Итого 23,815/
27 ,895

Указания по привязке: при варианте =-20°С и -30°С вычеркнуть данные в  знаменателе,
при варианте =-40°С вычеркнуть данные в  числителе.

Примечание: дЛя обоснования применения в проектах меди, свинца следует вместе с этой ведомостью направить в  межведомственную 
комиссию по экономному и рациональному использованию нержавеющих сталей и остродефицитных цветных металлов при 
Госснабе СССР следующие номера чертежей ТП 9 0 3 -1 . Альбом Ш.2 Э-9, 10* I I .  12, 13 , 14 , 15 , 16 , 3 2 , 38 , ЭС- I ,  ЭС-2. 
Адрес межведомственной комиссии: I I9 4 3 5 ,г.М осква, Б.Саввинский пер. 9 а , к в . 28 .

Главный инженер проекта 

Начальник отдела 

Проверила 

Исполнитель

Думая

/Терехов

Кириллова

Беген
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УТВЕРЖДАЮ : 

Начальник_____________

- SS - /7077 - //е Коды

Ф ормы  N*

197___г. Генеральная проектная  организация .

Проектная  о ргани зац и я - раз р а б о тч и к .

Ком плектую щ ая  орган и зац и я __________

Отрасль  народного хозяйства__________

Датгдпродром

Ми н и стер с тв о  (в ед о м с тв о ) - з а к а з ч и к ______________

Гла вно е  уп р а в лен и е  м и н и с те р с тв а  ( об ъеди нени е) .  

Пр ед п р и я ти е .

объект (производственная ^ ---------у Котельная с тремя водогрейными
котлами КВ-Ш-50

ГУ МТС (УМТС).
Часть  ( раздел) проекта. Автоматизация
Срок ввода в эксплуатацию.

0801017

ЗАКАЗНАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ № 1-кип ОТ « . 197.

НА .
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И ДРУГИХ ИЗДЕЛИЙ

• Cl

- i  v S S = |3 gg

I .  ПРИБОРЫ И СРЕДСТВА 
АВТСШТИЗАЩШ

Т7n  S
А

i l l1 s t  
е t  г 
|gs 
i l f ?

i lI I I

Единица
измерения

НАИМЕ
НОВАНИЕ мод

6 7

КОД ОБОРУДОВАНИЯ, 
МАТЕРИАЛОВ

10

.1
ттг~I  j  Jю к s*§ * £

р ?$с£
i l
11

gise
БТ.Ч. НА
СКЛАДЕ

12

■о • 
и о.
SI
< I  
i s ?
i i i<S Ss

13
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На щите Градуировка 21. Внешнее 

сопротивление 5 Ом. 
Пре^елы^измерения от О

1а Термопреобразователь ТСП-
16 сопротивления платиновый 5071-
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Предприятие.

Объект (производственная мгицносты КоТбЛЬНЭЯ С Т1Э6МЯ
водогрейными котлами КВ-Ш-50_______
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1 II III IV

и 15 16 17 18 <9

3

4

5

Гильза защитная 5Ц4.819- Луцкий 
015 приборо

строитель
ный завод шт*

2 Мост показывающий и са- КСМ2-
На щите мопишущий на три точки -021 

измерения* Градуировка 
21» Скорость диаграммы 
40 шя/ч, ПЬеделы измере
ния от 0 до 200°С.

ТСП-
5071
310-40

г «Львов, завод “Львовцри- 
бср*

Луцкий 
цриборо- 
строитель- 
ный завод

I»

19

2
I

2

о

7

8

9

Гильза защитная 5Ц4*819 - " -  
015.04

3
Трубо
провод
перед
котла
ми

Термометр манометри
ческий показывающий и 
сигнализирующий* Длина 
дистанционного капилляра 
4 м* Длина погртаения 
термобаллона 250 мм* 
Пределы измерения от 0 
до 200°С. *  п
Температура П0°С.

ТПГ-СК г.Казань,
завод 
’’Тепло- 
контроль"

28 Термометрлпрямой с ценой 11-2-1-
Трубо- деления I  CTL с длиной верх-160-103 
цровод ней части 160 мм и нижней ГОСТ 
деаэри- части 103 да в комплекте 2823-73 
рованной с защитной оправой* 
воды П|эе̂ елы шкалы от 0 до

Температура 70°С

г*Клин, 
ц/о "Тер- 
моцрибор"

29 Термометр̂ прямой с ценой
31 деления Э Т, с длиной
Подог- верхней части 160 ш  и
рева- нижней части 103 да в
тель

П-6-2-
I6Q-I03
ГОСТ
2823-73

№

К

а

2

I

I

2
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, 
ТЫ

С.
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УБ
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Объект (производственная мощность! КрТбЛЬНаЯ С  ТрвМЯ

-  57  -
и

1 7 0 7 7 -*/6 ( ПРОДОЛЖЕНИЕ)

Всего ли с то в__

ССГ
«
Z•1

N*
 П

ОЗ
ИЦ

ИИ
 П

О 
ТЕ

ХН
О-

 
1 

ЛО
ГИ

ЧЕ
СК

ОЙ
 с

х
ем

е;
 

М
ЕС

ТО
 У

СТ
АН

ОВ
КИ

Н а и м е н о в а н и е  и  техническая характеристика 
ОСНОВНОГО И КОМПЛЕКТУЮЩЕГО ОБОРУДОВАНИЯ, 
ПРИБОРОВ, АРМАТУРЫ, МАТЕРИАЛОВ, КАБЕЛЬНЫХ 

И ДРУГИХ ИВДЕЛИЙ

Ти
п 

И 
М

АР
КА

 О
БО

РУ
ДО


ВА

НИ
Я;

 к
ат

ал
ог

; N
* ч

ер


те
ж

а
; N

*О
ПР

ОС
НО

ГО
 

л
и

с
та

.М
а

те
р

и
а

п
 О

БО


РУ
ДО

ВА
НИ

Я

За
во

д-
из

го
то

ви
те

ль
(Д

ЛЯ
 И

М
ПО

РТ
НО

ГО
 О

БО


РУ
ДО

ВА
НИ

Я-
СТ

РА
НА

, 
Ф

ИР
М

А)

Ед и н и ц а
ИЗМЕРЕНИЯ

КОД ОБОРУДОВАНИЯ, 
МАТЕРИАЛОВ

П
о

тр
е

б
н

о
с

ть
 

по
 п

р
о

е
к

ту

Ц
е

н
а

 е
д

и
н

и
ц

ы
,

ТЫ
С.

 Р
УБ

.

П
о

тр
е

б
н

о
с

ть
 н

а
ПУ

СК
ОВ

ОЙ
 К

ОМ
ПЛ

ЕК
С

|11

S f  8 е

ВТ.Ч. НА 
СКЛАДЕ З

а
я

в
л

е
н

н
а

я
 п

от
ре

б
но

ст
ь 

НА
 П

ЛА
НИ

РУ
Е

МЫ
Й 

го
д

В
с

е
го

В ТОМ ЧИСЛЕ ПО КВАРТАЛАМ

; 
Ст

ои
м

ос
ть

 В
СЕ

ГО
, 

ТЫ
С.

 Р
УБ

.

) II III IVНАИМЕ
НОВАНИЕ КОД

t г S 4 S 6 7 8 9 10 11 12 13 И 15 16 17 18 19

химочи- комплекте с защитной оцра- 
щенной войА Пределы шалы от 0 до 
воды 200°С,

Температура 150°С.
10

I I

30
32
Подог
рева
тель
химочи-
щенной
воды

Термометр.прямой с ценой П-4-1- г .Клин*
деления I°Cf, с длиной 160-103 п/о "Тер- 
верхней части 160 ми и ниж- ГОСТ моприбор" 
ней части 103 мм в комплек- 2823-73 
те с защитной оправой.
П|эеделы шкалы от 0 до
Температура 50°С.

33 Термометрлпрямой с ценой П-4-1-
Трубо- деления 1 C , с длиной 160-403
провод верхней части 160 мм и ниж- ГОСТ
обрат- ней частя 403 мМ в к ем - 2823-73
ной сете-лекте с защитной оправой, 
вой во- Пределы шкалы от 0 до 
ды 10(м2.

Температура 70 С.

шт

«I

12

13

14

51,53 ТермежетРдПрямой с ценой П-4-1-
Охлади- деления I  (Г, с длиной 160-66
тель верхней части 160 мм и .ниж- ГОСТ 
рабочей ней части 66 мм в комплекте 2823-73 
воды с защитной оправой.

^е^елы шкалы от 0 до

Температура 27°С.
50,52 Термометр0прямой с ценой П-4-1-
Оглади- деления 1 C , с длиной 160-103
тель ра- верхней части 160 мм и ГОСТ 
бочей нижней части ЮЗ мм в кшп- 2823-73 
веды лекте с защитной оправой.

Пределы шкалы от 0 до

Температура 34°С.
35
На щите

с це- Р25.22

и

Московский 
завод теп
ловой авто
матики

«

2

I

2

2

I

L
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Предприятие ■

.Объект (производственная мациасты КОТвЛЬНЭЯ С ТрвМЯ
водогрейными котлами KB-IM-5Q______

-  S 8  -

ЗАКАЗНАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ №  i -кип
ПС*77~>/6 (ПРОДОЛЖЕНИЕ) 

ВСЕГО ЛИСТОВ —

Лист________

»
s .. ВЯг 4 1  о 1

л Я • Единица
ИЗМЕРЕНИЯ

Ж
Ш

tO '

Наименование и техническая характеристика 
ОСНОВНОГО И КОМПЛЕКТУЮЩЕГО ОБОРУДОВАНИЯ, 
ПРИБОРОВ, АРМАТУРЫ, МАТЕРИАЛОВ, КАБЕЛЬНЫХ 

И ДРУГИХ ИЗДЕЛИЙ

g  8 “ о ?
*Ui< с;

fiS  
ft ж

сс

г § §
s  «  jg

8 g  8 *

11 i I § а$М|
* 1  s  g  1 
£  S £  I  £

— Ь. £ 

1|?

till
наиме

нование код
КОД ОБОРУДОВАНИЯ, 

МАТЕРИАЛОВ
Л
ft >»i s£ g

Це
н

а 
ед

и
ни

цы
ТЫ

С.
 Р

УБ

r i1
si

| 5 |

5 у 2 £
S i g e

§ 1

Iss•*
Z•*
Z l l i2 q j

и с о. еis ВТ.Ч. НА 
СКЛАДЕ

i s *  
< 8 |  «О E S Вс

ег
о

1 г 3 А 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Принятая потребность на 197 г.
8 ТОМ ЧИСЛЕ ПО КВАРТАЛАМ

1 II III IV

15 16 17 18

15 35а Термопреобразователь
Трубо- сопротивления платиновый 
провод со штуцером. Градуировка 
деаэри- 21 . Защитная арматура из 
рован- стаж  08X13. Монтажная 
ной во- длина 120 see. 
да
-  Гильза защитная

Температура 70°С

ТСП- Луцкий шт
5071 приборо-
310- строитель

ный завод

5Ц4.819-
35

I

I

16 356 Исполнительный механизм 
электрический еднооборот
дай

МЭО- г.Чебсксары, "
25/25- л /о  "Ш ом- 
0,25 прибор'*'

I

17 -

18 36
На 
щите

19 36а

20 366

Комплект соединительной
ТЯГИ -

Прибор регулирующий с 
цепочкой ZC

Р25.2.2 Московский " 
завод тепло
вой авто
матики

Термопреобразователь сопро
тивления платиновый со шту
цером. Градуировка 21. 
Защитная арматура из стаж 
08X13. Монтажная длина 
120 ш .

ТСП-
5071
310

Луцкий " 
приборо
строитель
ный завод

Гильза защитная 
Температура 50°С

5H4.8I9
015

Исполнительный механизм 
электрический одаооборог— 
ннй

МЭО-
25/25-
0,25

г.Чебскса- 
ра, л/о  
^Прсащря-
бор

I
I

I

I

I

21 Комплект соединительной 
тяги I

22 38
На щите

Прибор регулирующий с 
цепочкой fCC

P 25 .2 .I Московский 
завод теп
ловой авто
матики

I
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, 
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С,
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Предприятие

Объект (производственная мощность) ̂ СТвЛЬНЗЯ О ТрОМЯ

- S3 -

ЗАКАЗНАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ N *w ™
( ПРОДОЛЖЕНИЕ)

Всего листов__
Лист__Ё______

с«7
Ы
2Г*<Z

(
N*

 П
ОЗ

ИЦ
ИИ

 П
О 

ТЕ
ХН

О-
 

/ 
л

о
ги

ч
е

с
ко

й
 с

х
е

м
е

; 
j

М
ЕС

ТО
 У

СТ
АН

О
ВК

И 
!

Наименование и техническая характеристика
ОСНОВНОГО И КОМПЛЕКТУЮЩЕГО ОБОРУДОВАНИЯ, 
ПРИБОРОВ, АРМАТУРЫ, МАТЕРИАЛОВ, КАБЕЛЬНЫХ 

И ДРУГИХ ИЗДЕЛИЙ

4 *  9
s i

1 ш !

J i l i i

1 ,
-  2 j
I I I

1
| s i
I 1 ! !

Единица
ИЗМЕРЕНИЯ

НАИМЕ-
КОВАНИЕ код

1 г S 4 s 6 7

кед ОБОРУДОВАНИЯ, 
МАТЕРИАЛОВ

■ Ь  
■в

X=ГX

U
10

р
рО « С  с

11

ssg

Pit
£ l s e
вт.ч. НА 
СКЛАДЕ

12

Sg
S о.

и

13

В ТОМ ЧИСЛЕ ПО КВАРТАЛАМ

в 1 11 III IV

Ё
м 15 <6 17 <8 19

23 38а Термопреобразователь сопро- ТСП- Луцкий шт. I
тивленая платановый со шту- 5071 приборо- 
церсм* Градуировка 21, 310-40 строитель-
Защитная арматура из стали ный завод
08X13. Монтажная длина 
320 мм

Гильза защитная 
Температура 150°С

5Ц4.819
015.04

ттП—

СОСО Исполнительный механизм 
электрический однооборот
ный

мэо-
10/25-
0,25

г.Чебокса
ры, в/о 
шромпри- 
бор"

38в
38ж

Дистанционный указатель 
положения ДЛЫЙ

I

2

2

26 — Комплект соединительной 
тяги - Птш

27

СО
СО

т

Блок управления Б721 Московский 
завод теп
ловой авто
матики

28 * 1 . 2
Насос
рабо
чей

Мановакуумметр показываю
щий. Пределы измерения от 
-  I  до 0,6 кгс/см2. 
Давление 0,1  кгс/см2

«Я
Й

 
1—

1 1 Томский 
манометро
вый завод

воды
29 51,2

Насос
рабо
чей

Манометр показывающий. 
Пределы измерения от 0
Д О  10 К Г С /С М 2 .
Давление 6 кгс/см2

0БМ1-
160*10

— я—

воды
30 6

На щи
те

Вторичный прибор показы- КСД1- 
ващий и самопишущий с 003 
дзухкоятактным регулирую
щим устройством. Кулачок 
линейный. Пределы измере
ния от 0 до - I  кгс/см2.
Входной сигнал от 0 до 10 мГ

г.Кировакан
завод
"Автомати
ка**

2
2

2

2

I

Ст
ои

мо
ст

ь 
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ЕГ
О,

ТЫ
С.

 Р
У6
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< продолжение)
Предприятие....................................................................... .........— -
Объект (производственная мшцносты КотвЛЬНЭЯ С ТР8МЯ ЗАКАЗНАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ N
всщотрейянми з отдами-КВгШ-50.

сс
•I
2«•Z

Наименование и техническая характеристика 
ОСНОВНОГО И КОМПЛЕКТУЮЩЕГО оборудования, 
приборов, арматуры, материалов, кабельных 

И ДРУГИХ ИЗДЕЛИЙ

* 2 3 А 5

Единица
измерения

НАИМЕ
НОВАНИЕ код

Код. ОБОРУДОВАНИЯ, 
МАТЕРИАЛОВ

Ль *
i sш о
IU со. с
I s

6 7 8 9

2 I t-кип

“  £ 

=1(5

5 Е

11 ВТ.Ч. НА 
СКЛАДЕ

§а
10 12 13 1-4

ВСЕГО ЛИСТОВ 

Питт 6__

Принятая потребность на 197 г.
В ТОМ ЧИСЛЕ ПО КВАРТАЛАМ-

1 II III IV

13 18 • 17 18

31 6а Вакуумметр • взаимозамен*
Вакуум емый. Пределы измерения
деаэ- от -  I  кгс/см2 до о.
рато- Класс точности I ,
ра Вакуум -  0,65 кгс/см2

МЭД г.Москва, шт.

Ж ь завод
"Манометр

I

32 *1,8
Насос
подни
точной
воды

Манометр показывающий 
электроконтактный. Преде
лы измерения от О до 
6 кгс/см2. Давление 
4 кгс/см2

экм-
1Ух6

Томский 
манометро
вый завод

2

33 Bj а
Насос 
подпи- 
точной 
воды

Манометр показывающий,

5 Пределы измерения от О 
о I  кгс/см2, 
явление 0,2 кгс/см2

0БМ1-
160x1

т
2

34 9 j Манометр показывающий. 0БМ1-
Подогре- Пределы измерения от 0 160x10
ватель до 10 кгс/см2. 
димочи- Давление 5,5  кгс/см2 
щенной 
воды

35 10 Манометр показывающий, 
Химочи- Пределы измерения от О 
щенная до 10 кгс/см2, 
вода Давление 6 кгс/см2

ОБЩ-
160x10 I

36
Охлади
тель
рабо
чей
воды

Манометр показывающий. 
Пределы измерения от О 
до 10 кгс/см2.
Давление 5,5 кгс/см2

0БМ1-
160x10 I

37 П т о Манометр показывающий 
±*с> электроконтактный. 

Насосы Пределы измерения от О 
сетевые до 10 кгс/см2. 
летние Давление 8,1 кгс/см2

экм-
17x10

2

[Ст
ои

мо
сть

 ВС
ЕГ

О,
 

ТЫ
С.
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УБ
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Предприятие________________________________________ _—Овъект (производственная ммципеты КоТвЛЬНаЯ С ТР6МЯ
водогрейными котлами КВ-ГМ-50______

ЗАКАЗНАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

г .. О ш о л S J"
Ш Наименование и техническая характеристика

e S j  
£ ° <

ОСНОВНОГО И КОМПЛЕКТУЮЩЕГО ОБОРУДОВАНИЯ, S < с £ 1 11
с ц. § п ПРИБОРОВ, АРМАТУРЫ, МАТЕРИАЛОВ, КАБЕЛЬНЫХ
с: § ш * Б J* О И ДРУГИХ ИЗДЕЛИЙ 2  ? . z 5 h iZ•1Z 2 § 1

s  х  5  S  о
s i s s sг— as i- о.

ff к о
l i ?

1 2 3 A 5

Единица
ИЗМЕРЕНИЯ

наиме
нование КОД

б 7

КОД ОБОРУДОВАНИЯ, 
МАТЕРИАЛОВ £ ш Ю оПЛ £ 3d

J lL10
s ie  с

Ш
IP
l " l i
l l s e
ВТ.Ч. НА 
СКЛАДЕ

12

6fr

х $«
i l e
«О Г 2

13

§
А
14

( ПРОДОЛЖЕНИЕ) 

ВСЕГО ЛИСТОВ _  Лист 7
ПРИНЯТАЯ ПОТРЕБНОСТЬ НА 197 Г.

В ТОМ ЧИСЛЕ ПО КВАРТАЛАМ

1 11 111 IV

15 16 17 18 19

38 121,2
Насосы
сете
вые
летние

Манометр показывающий, 
Пределы измерения от < 
до 2,5 кгс/см2. 
Давление 1,65 кгс/см2

0БМ1- Томский шт 
160x2,5 манометро

вый завод
2

39

40

41

42

43

13,14 Манометр показывающий* 0БМ1-
Грязе- Пределы измерения от 0 160x4
вш е до 4  КГС/СМ 2.

Давление 2 кгс/см2
15 Вторичный прибор показываю- КСД1-
На щий и самопишущий с двух- 003
щите контактным регулирующим

устройством* Кулачок ли
нейный. Пределы измерения 
от 0 до 4 КГС/СМ2. Вход
ной сигнал 0-10 мГ

15а Манометр взаимозамена©- МЭД
Обрат- мый. Пределы измерения от модель
ная сете-0 до 4 кгс/см^Класс точ- 22364 
вая вода ности I*  Давление 1,7 кгс/ 

см2
16 Манометр показывающий» 0БМ1-
Прямая Пределы измерения от 0 160x16
сете- до 16 кгс/см2.
вая во- Давление 10,4 кгс/см2
да
17
19

14 3
1,2

Манометр показывающий. 
Пределы измерения от О 
до 16 кгс/см<

Рецир- Давление 10,45 кгс/см2
куляцион- 
ные на
сосы

0БМ1-
160x16

г .Кирова- 
кая,
завод "Авто
матика"

г.Москва, 
завод "Ма
нометр"

Томский 
манометро
вый завод

44 18т.о Манометр показывающий. 0БМ1-
Пределы измерения от 0 160x25

20j  2  ДО 25 кгс/см2.
Рецир- Давление 13,64 кгс/см2
кудяион- 
ные на- 

1_ с осы

2

I

I

I

5

5
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Предприятие_______________ ___________________________ _— —
Объест (произоодственная мощность! КотЭЛЬНая С  ТрвМЯ 
водогрейными котлами KB-IM-50_______

XZ
мZ

S . .
gs
ig
X IE

Наим енование и  техническая характеристика
ОСНОВНОГО И КОМПЛЕКТУЮЩЕГО ОБОРУДОВАНИЯ, 
ПРИБОРОВ, АРМАТУРЫ, МАТЕРИАЛОВ, КАБЕЛЬНЫХ 

И ДРУГИХ ИЗДЕЛИЙ

ё§«
g e l
| ! '
i i i

1 г 3 4 5

ЗАКАЗНАЯ СПЕЦ ИФ ИКАЦ ИЯ

Единица
измерения UJ2 §

Жш к w о * £ 2 < %
i '
S|

НАИМЕ
НОВАНИЕ код

Код ОБОРУДОВАНИЯ, 
МАТЕРИАЛОВ

А
Р2 й

1Г
§10

Isfe * 8* 5 8
l i l t
£ lg e

§§
<
г
i

UJ §
i s

Ш §
s it= £

В Т. Ч. НА 
СКЛАДЕ

с A U
§§f

б 7 8 9 10 11 12 13

ВСЕЮ ЛИСТОВ 

Лист 8
X

■В
се

го

В ТОМ ЧИСЛЕ ПО КВАРТАЛАМ

1 II III IV

14 13 16 17 16

45 21
л мСете
вые
насосы

Манометр показывающий. 
Пределы измерения от О до 
2-,5 кгс/см2.
Давление 1 .6  кгс/см2

GEMI- Томский ма- шт. 
160x2,5 яометровый 

завсд

3

46 22х*3
Сетевые
насосы

Манометр электроконтактный 
показывающий. Пределы из
мерения от 0 до Хб кгс/см2. 
Давление 12,58 кгс/см2

экм-
ЗУх16

47 37 
На 
щите

Прибор регулирующий с це
почкой Я.С

F 2 5 .I .2  Московский 
завод теп
ловой авто
матики

48 37а Манометр взаимозаменяе- 
Трубо- мый. Верхний предел иэ- 
провод мереная 4 кгс/см2. Класс 
оорат- точности I .
вой вода" Давлвше 1 ,7  кго/си2

МЭД г  .Москва,

Ж  в завод
"Манометр"

3

I

I

49 376 Исполнительный механизм МЭ0-
элюктрический одяооборот- 25^25

г.Чебокса- 
U Д/о 

ощрд-
бор

а I

50 -  Комплект соединительной 
тяги I

51 23

52 23а

Дийманометр сильфонный 
самопишущий с интеграто-

Вш . Пределы .измерения от 
до 50 т/ч. Расход подли- 

точяой воды 41 т/ч. 
Опросный лист $ 29

««а Диафрагма камерная на
Tdv6o-  ? У ® Л»1 ЭДбоцрсjg g r  вода с ДуТОО ш
вед под
пит оч
ной воды

[СС- г  .Казань,
fI2H завсд

"Тепло- 
контроль"

ДК6-ЮО- 
—П—а/ 6—2

I

I

Ст
ои
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ь 
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С.
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Предприятие

Объект (производственная мощность! КотеЛЬНая С ТРвМЯ
водотрвйяыми котлами КВ-ГМ-50________

-  63  -

ЗАКАЗНАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ №  i -аш
/7 » 77 - ' / б ( ПРОДОЛЖЕНИЕ)

ВСЕГО ЛИСТОВ__

Л И С Т ------------ ^ --------

стZ

2 . .§ !
8§
'й*

Наименование и техническая характеристика 
ОСНОВНОГО И КОМПЛЕКТУЮЩЕГО ОБОРУДОВАНИЯ, 
ПРИБОРОВ, АРМАТУРЫ, МАТЕРИАЛОВ, КАБЕЛЬНЫХ 

И ДРУГИХ ИЗДЕЛИЙ пX
.1

I®
§1
z2 I
1 1 1 Si § £

« 1 *
g e l
i l lР о *S e s

Единица
измерения

НАИМЕ
НОВАНИЕ КОД

l i i l
s б 7

Код ОБОРУДОВАНИЯ, 
МАТЕРИАЛОВ

X
fs
м

2Ui
S i

s i

2S§.
s

*1
ВТ.Ч. HA 

СКЛАДЕ

gs
i i

i s ?5 A _

ПРИНЯТАЯ ПОТРЕБНОСТЬ НА 197

Вс
ег

о

В ТОМ ЧИСЛЕ ПО КВАРТАЛАМ

1 II III IV

14 15 16 17 1 18 110 11 1 2 IS

53 24 Дифмаяометр сильфонный 
самопишущий с интеграто
ре»!* Пределы измерения от 
и до 2500 т/ч. Расход 
сетевой воды 2030 т/ч* 
Опросный лист £ 30

дес-
7I2H

г.Казань, 
завод 
"Тепло- 
контроль" Ш Т . I

54 24а
Трубо
провод
прямой
сетевой
воды

Диафрагма бескамерная на 
P y ltr  кгс/см2 для трубо
провода с ДубОО мм

ДБ16-
-600-г

я I

55 246 Сосуд уравнительный - я 2

56 40
Аварий
ный под
воя 
воды

Счётчик воды Ду150мм. 
Пределы расхода от 7 до 
300 мЗ/ч. Расход 
160 мЗ/ч

ВТ-150 г  Ленинг
рад, завод 
чГенводо- 
прибер* «V I

57 39
На щите

Прибор регулирующий с 
цепочкой КС

Р25.1*1 Московский 
завод теп
ловой авто
матики

«г I

58 39и
39к
На щите 
39а

Блок управления £721 я 2

59 Дифманометр мембранный 
взаимозаменяемый* Пере
пад давления 1,6 кгс/см2. 
Класс точности I

ДМ
модель
23573

г.Москва,
завод
"Манометр"

я I

60 396
39г

Исполнительный механизм 
электрический однообо
ротный

МЭО-IC/ г,Чебоксары, 
/25-0,25 п/о "Пром- 

црибер1*

я 2

61 39в
39s

Дистанционный указатель 
положения ДУП-Ы я 2

На щите

L
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Объект (производственная мпщнпсты КРТбДЬНЭЯ С ТР6МЯ 
вологрейными кпттгями KB-M-5Q_______

-  6 4  -

ЗАКАЗНАЯ СП ЕЦ И Ф И КА Ц И Я N 2 1-КИП
/ 7 * 7 7 "  4 6 ( ПРОДОЛЖЕНИЕ)

Всего листов _
Лист Ю

ес
•4
Z*»2

1
а ..
р  5 5
S S §ас *  < т о ?

| г  а
| s S2 c ; s

Наименование и техническая характеристика 
ОСНОВНОГО И КОМПЛЕКТУЮЩЕГО оборудования, 
ПРИБОРОВ, АРМАТУРЫ, МАТЕРИАЛОВ, КАБЕЛЬНЫХ 

И ДРУГИХ ИЗДЕЛИЙ

Ти
п 

и 
м

ар
ка

 о
бо

ру
до


ва

ни
я

; к
ат

ал
о

г; 
N*

 че
р

те
ж

а
; N

* О
ПР

ОС
НО

ГО
 

ли
ст

а.
М

а
те

р
и

ал
 о

бо


ру
до

ва
н

и
я

ЭА
кд

- и
зг

о
то

ви
те

ль
 

(Д
ЛЯ

 и
м

по
рт

но
го

 о
бо


ру

до
ва

ни
я-

ст
ра

н
а,

 
ф

и
рм

а)

Единица
измерения

ход оборудования, 
материалов

По
тр

еб
н

о
ст

ь
ПО

 П
РО

ЕК
ТУ

Це
н

а 
ед

и
н

и
ц

ы
,

ТЫ
С.

 Р
УБ

.

По
тр

еб
н

о
ст

ь 
н

а 
пу

ск
ов

ой
 к

о
м

п
ле

к
с

Ож
ид

ае
м

ое
 н

а
ли

чи
е 

НА
 Н

АЧ
А

ЛО
 П

ЛА
НИ

РУ
ЕМ

О
ГО

 ГО
ДА

За
яв

ле
н

н
ая

 п
о

тр
еб


но

ст
ь 

НА
 П

ЛА
НИ

РУ
Е

МЫ
Й 

го
днаиме

нование код

В Т, Ч. НА 
СКЛАДЕ

1 z 3 4 S 6 7 8 9 10 11 12 13

Принятая потребность На  19? г.
а том числе по кварталам

Вс
ег

о 1 и III IV

М 15 16 17 18 19

62

63

64

65

Комплект соединительной 
тяга

25
Бак
рабо
чей
воды

Регулятор-сигнализатор
электрический.
В комплект входят:

а) блок питания и сагна' 
лизации -  I  шг.,

б) датчик стержневой 
8 ,25  м 4В2д399.518 -

-  2 шт.
Среда -  вода 
Температура 34°С 
Давление -  атмосферное

26
Бак
деаэри
рован
ной
воды

Регулятор-сигнализатор
электрический.

В комплект входят:
а) блок питания и сиг

нализации -  I  шт.,
б) датчик стержневой 

0 ,2 5 м  4B 2.399.5I8  -
-  2 шт.

Среда -  вода 
Температура 70°С. 
Давление -  атмосферное.

г.Чебоксары, шт 
-  ц/о "Прсм-

лрибор^

ЭРСУ-3 г  «Рязань, " 
завод 
"Тепло- 
прибор "

ЭРСУ-3 - " -

27 Электронный индикатор ЭЙУ-2
Бак уровня.
рован-"" В комплект входят:
ной а) электронный блок -  I  шт.,
веды

б) датчик кабельный 
длиной 4 м

П

2

I

I

I

Ст
ои

мо
ст

ь 
ВС

ЕГ
О,

 
ТЫ

С.
 Р

УБ
.
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водогрейными котлами КВ-ГМ-50_______

/7 0 7 7 -4 6

ЗАКАЗНАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ №  .кШ___

с
*
«*
2 = N*

 П
ОЗ

ИЦ
ИИ

 П
О Т

ЕХ
НО


ЛО

ГИ
ЧЕ

СК
ОЙ

 с
хе

м
е;

 
МЕ

СТ
О 

УС
ТА

НО
ВК

И

Наименование и техническая характеристика
ОСНОВНОГО И КОМПЛЕКТУЮЩЕГО ОБОРУДОВАНИЯ, 
ПРИБОРОВ, АРМАТУРЫ, МАТЕРИАЛОВ, КАБЕЛЬНЫХ 

И ДРУГИХ ИЗДЕЛИЙ

Ти
п 

И 
МА

РК
А 

об
ор

уд
о

ва
ни

я;
 ка

та
ло

г; 
N*

 че
р

те
ж

а
; N

* о
пр

ос
но

го
 

ли
ст

а 
М

ат
ер

и
ал

 о
бо


ру

до
ва

ни
я

A S j

|||
llll

Единица
ИЗМЕРЕНИЯ

КОД ОБОРУДОВАНИЯ, 
МАТЕРИАЛОВ

Ю ftu arii Це
на

 е
ди

н
и

цы
,

ТЫ
С.

 Р
УБ

.

П
от

ре
бн

ос
ть

 н
а 

ПУ
СК

ОВ
ОЙ

 К
ОМ

ПЛ
ЕК

С ш
P i t  

118  е

За
яв

ле
нн

ая
 п

о
тр

еб


но
ст

ь 
на

 п
ла

н
и

ру
е

м
ы

й 
го

дНАИМЕ
НОВАНИЕ КОД

ЬТ.Ч. НА
складе

1 г в 4 S в 7 8 9 10 11 ia 13

( ПРОДОЛЖЕНИЕ) 

ВСЕГО ЛИСТОВ _

Л и с т _ _ _ _ _

Принятая потребность на 19? г.
В ТОМ ЧИСЛЕ ПО КВАРТАЛАМ

1 II Ш IV

13 16 17 !в

в) |^циочастотный кабель

г) показывающий прибор.
Среда -  вода 
Температура 7 0 4 3  

Давление -  атмосферное
6 6

<D

s
a

l

Прибор регулирующий с .це
почкой £С

P 2 5 . I . I Московский 
завод теп
ловой авто
матика

шт. I

6 7 34а Дифманометр мембранный 
взаимозаменяемый. Пере
пад давления 1000 кгс/м2. 
Класс точности I .
Опросный лист & 31

да
модель
2 3 5 7 3

г.Москва,
завод
"Манометр”

» I

6 8 34г Уравнительный сосуд _м_ « I

6 9 346 Исполнительный механизм 
электрический однооборот- 
ный

МЭО-
2 5 / 2 5 -
0 , 2 5

г.Чебоксары, 
ц/о "Црсм- 
прибср*

я I

7 0 3 4 д
На
щите.

Дистанционный указатель 
положения ДУП-М ft I

7 1 - Комплект соединительной 
. тяги - «1 I

1 .2 . В П У

I

L

7 6  Термометр-прямой с ценой 
Подог- деления 2 4 3 ,  с длиной 
реза- верхней части 160 ш  а  
тель нижней части 103 ш  в 
исход- комплекте с защитной 
вой оправой. 
б о д ы  Пое̂ елы шкалы от 0  до

Температура 150°С

П-6-2-
160-103
ГОСТ
2 8 2 3 - 7 3

г.Клин, 
ц/о "Термо- 
прибор

ft I

Ст
ои

мо
ст

ь 
ВС

ЕГ
О,

ТЫ
С.

 Р
УБ

.
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Объект (производственная мга̂ нпсты ПоТеДЬНаЯ С-ТреМЯ 
вотгограйнчми когдамя КВ-ГМ-50_________

S 7 0 7 7 -4 6

ЗАКАЗНАЯ СПЕЦ ИФ ИКАЦ ИЯ №  ышп

k .  .

g 3 f
l .  0 1 
| б  g

4 Д  оо »
§& а ?
s w i l
s 5 g= а
§ е s  5 1

g S j  
е р  5

Единица
измерения 8«и<г с: iy<kjo * £

i  •eg
ё

Наименование и техническая характеристика 
ОСНОВНОГО И КОМПЛЕКТУЮЩЕГО ОБОРУДОВАНИЯ. 
ПРИБОРОВ, АРМАТУРЫ, МАТЕРИАЛОВ, КАБЕЛЬНЫХ 

И ДРУГИХ И8ДЕЛИЙ

5 о Р  Я п  о
1 £ »
1 f  щ _ НАИМЕ

НОВАНИЕ код
КОД ОБОРУДОВАНИЯ, 

МАТЕРИАЛОВ
Лtr >»X *“ 2 х .с ш Ш о

1г
§10а >

Р
£ g

Ш г|5ie мк с:< с
i { g

1
Z•*2 111 S X J  й 1S i l l ? l i f t

tu £

I s
< *;X о sic  e

В Т. Ч. НА
СКЛАДЕ

g л  u g н*
< s лсо г  г

1 г 3 А 5 в 7 S в 10 и 12 19
А
14

( ПРОДОЛЖЕНИЕ}

Всего листов_  
Лист ^

Принятая  потребносгть н а  1S7 г.

В ТОМ ЧИСЛЕ ПО КВАРТАЛАМ

1 II III IV

13 16 17 «8

2

3

4

78 Термшетр ..прямой с ценой П-5-2-
Подог- деления 2иСГ. с длиной верх- 160-103
реватель ней части 160 мм я нижней ГОСТ
исход- части 103 мм в комплекте с 2823-73 
ной во- защитной оправой* 
да Пределы шкалы от 0 до

Температура 70°С

77,79 ТермометВдПрямой с ценой D -2-I-
Псдог- деления I  СГ, с длиной 160-66
реватель верхней части 160 мм и ниж- ГОСТ 
исходной ней части 66 ш  в комплек- 2823-73 
вода те с защитной оправой*

зеделы шкалы от -30 до

г*Клин, 
ц/о "Термо- 
црибср шт*

Температура 20°С

h , 2
Насосы
исходной
вода

Манометр показывающий. 
Пределы измерения от 0 до
2.5  кгс/см2* Давление
1.5  кгс/см2

GEMI- Томский 
160x2,5 манометро- 

вый завод

I

2

2

5

6

2 ,3  Манометр показывающий*
Подог- Пределы измерения от 0 до
реватель ь кгс/см2* Давление 
исходной 3 ,8  кгс/см2 
вода

4-г л Манометр показывающий,
НяАпст? Пределы изшреная от О
яи адаой |Дг^ ^ ® вл®1Шв

до

0БМ1-
160x6 2

2

7 5*9 Манометр показывающий*
II,, 14 Пределы измерения от О
В-катио- до б кгс/свг2Г. Давление 
нитдае 2 ,8  кгс/см2 
фильтры 4
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ОеъСХТ (производственная мощному  КотеЛЬНаЯ С ТРбМЯ
водогрейными котлами KB-IM-5Q_______
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ЗАКАЗНАЯ СПЕЦИФ ИКАЦИЯ № Н ™ .

П 077-1?6 ( ПРОДОЛЖЕНИЕ)

Всего л и с то в . 

Лист 1 3

Z•I

M s
l s |

I pz i ; x

Наим енование и техническая характеристика 
основного и комплектующего оборудования, .
ПРИБОРОВ, АРМАТУРЫ, м а тери  а л о з , кабальных 

И ДРУГИХ ИЗДЕЛИЙ

?5;§5*
II f s

5:2
* £ 5 £
1 Ш

i l l
i l l

g ?5 5 ;

§?!

Единица
измерения

НАИМЕ
НОВАНИЕ КОД'

б 7

КОД ОБОРУДОВАНИЯ, 
МАТЕРИАЛОВ

Q S

1 * 1

Ш '
gs:c °-O S c ri

4u

4is i

tt g

л

I IU ГЧ

sг
й  шUJ > ^  1 g I

s i
r

1 §I s и l i
ВТ.Ч. HA 

СКЛАДЕ

E A  W«  S *
S g aCO r  2 Вс

ег
о

9 10 11 12 t3 И

Принятая потребность на 197 г.
В ТОМ ЧИСЛЕ ПО КВАРТАЛАМ

1 II 111 IV

13 16 17 IS

8

(9

10
Насос
промыв
ки
фильт
ров

7
Насос
промыв
к и
фильт
ров

Манометр показывающий. 
Пределы измерения от О до 
Г  кгс/см2.
Давление 0 ,4  кгс/см2

Манометр показывающий. 
Пределы измерения от О

fo 2 ,5  кгс/см2. 
авление 1,5 кгс/сьй

10

I I

6.8
i£ , i3
Н-катло-
нитные
фильтры
15,18 
Буфер
ные
фильт
ры

Манометр показывающий. 
Пределы измерения от О 
до 6 кгс/см2.
Давление 3,76 кгс/см2

Манометр показывающий. 
Пределы измерения от О 
до ь  кгс/см2.
Давление 3,46 кгс/см2

12 16,17 
Буфер
ные
фильт
ры

13 19,20 
Насосы 
декарбо- 
низиро- 
ванной 
вода

14 21,22 
Насосы 
декарбо- 
низиро- 
ванной

, воды

д о  6 КГС/СМ2.
Давление 3,46 кгс/см2

Манометр показывающий. 
Пределы измерения от О 
до I  кгс/см2.
Давление 0 ,6  кгс/см2

ДО 10 КТС/СМ2. 
Давление 6,2 кгс/см2

ОБЩ- Томский 
160x1 манометро

вый завод

ОБЩ-
160x2,5

шт.

0БЩ-
160x6

0БМ1-
160x6

0БМ1-
160x6

ОБЩ-
160x1

ОБЩ-
160x10

2

2

Ст
ои

м
ос

ть
 в

с
ег

о
, 

ты
с.

 Р
УБ

.



г903-1- /8 3  Ал.8 ,3 - 6 8  - 1
-/7077- if6

Предприятия --
Объект (производственная мощность) К о т е л Ъ Н З Я  С  Т р е м я
водогрейными котлами КВ-Ш-50_______ ЗАКАЗНАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ № ± 5 5 .

( ПРОДОЛЖЕНИЕ)

Всего  л и с то в __

Лист 14

сс
«1
Z**
г

к . .

i s i
i s p
f g s
J  |  s

На и м е н о в а н и е  и техническая  характеристика  
основного и ко м плектую щ его  оборудования ,
ПРИБОРОВ, АРМАТУРЫ, МАТЕРИАЛОВ, КАБЕЛЬНЫХ

и других иадЕЛий

§ | е 8

t i l l
m g *
«site  8 
i l l s ?

f i

i l l !

Ед и ни ца
измерения

наи м е 
нование ход

1 2 3 A 5 б 7

Код СВСРУДОйАНгЯ, 
МАТЕРИАЛОВ

15 23,25 
Освет
литель- 
ные
фильт
ры

16 24,26 
Освет- 
литель- 
ные
фильт
ры

17 27,28 
Насосы 
химочи- 
ценяоЗ 
воды

18 29,30 
Насосы 
химочи- 
щенной 
воды

19 31 
Нассс 
крепкой 
щелочи

20 32 
Насос 
крепкой 
щелочи

21 33,39 
41’
Na-ка-

тионит—
ные
фильт
ры

Манометр показывающий. 
Пределы измерения от О 
до б кгс/см2.
Давление 4 кгс/см2

Манометр показывающий. 
Пределы измерения от О 
до 6 кгс/см2.
Давление 4,5 кгс/см2

Манометр показывающий. 
Пределы измерения от О 
до I  кгс/см2. 
давление 0 ,6  кге/см2

Манометр показывающий. 
Пределы измерения от О 
до 10 КГС/СМ2.
Давление 7 кгс/см2

Манометр показывающий. 
Пределы измерения от О 
до 16 кгс/см2.
Давление 10 кгс/см2

Манометр показывающий. 
Пределы измерения от О 
до 10 кгс/сгк.
Давление 6,2  кгс/см2

0БМ1- Томский 
160x6 манометро

вый завод йт.

(Ж Г-160X6

Мановакууыметр показываю
щий. Пределы измерения от 
- I  до 0 ,6  кгс/см2. 
Давление 0,2  кгс/см2

0БМ1-
160x1

0БМ1-
160x10

0БМВ1-
I60X
х0,6

0БМ1-
160x16

0БМ1-
160x10

Ю оI1£8
ю

s iБ* с  е
11

s i s
§ s i «
| Ш
<§ggs
ВТ.Ч. НА 

СКЛАДЕ
12

5 хс 5
fe; с

15Sш * Я $ л S *щ i  зЛ С !
13

Принятая потребность на 19? г.

§3
14

В ТОМ ЧИСЛЕ ПО КВАРТАЛАМ

15 16 17 18 19
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мо
ст

ь 
ВС

ЕГ
О.
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Предприятие_______________________  __________________
Объект (производственная мощности КОТбЛЬНЭЯ С ТрвМЯ 
водогрейными котлами КВ-ГМ-50______

сс
м
Zt
Z N*

 П
ОЗ

ИЦ
ИИ

 П
О 

ТЕ
ХН

О
ЛО

ГИ
ЧЕ

СК
ОЙ

 С
ХЕ

М
Е,

 
М

ЕС
ТО

 У
СТ

АН
ОВ

КИ

Наименование и техническая характеристика 
ОСНОВНОГО И КОМПЛЕКТУЮЩЕГО ОБОРУДОВАНИЯ, 
ПРИБОРОВ, АРМАТУРЫ, МАТЕРИАЛОВ, КАБЕЛЬНЫЕ 

И ДРУГИХ ИЗДЕЛИЙ

‘ i  ■S. UJ л
?  т  о  к i t  ?  ®
S . .  S 5 
8 Ь 8 5 
$ 5  fe Ш
) ! Ш

l i l t ?
1 г 3 4

ЗАКАЗНАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ №  1-юш

s

Единица
измерения

НАИМЕ
НОВАНИЕ код

6 7

КОД ОБОРУДОВАНИЯ, 
МАТЕРИАЛОВ

8

н
< • о lO 1

Л is

IU

II
ш < и

1 1
с *ci

i вШ о

I1
г
Ш X

Ь *
5 '| 51 g е

<°-X о
3 ?

s i Ь Т. Ч. НА
СКЛАДЕ 5 8  г(О Г  Z

9 10 11 12 19

ВСЕГО ЛИСТОВ

Лист 15
Принятая потребность на 19? г.

Вс
ег

о

В ТОМ ЧИСЛЕ ЛО КВАРТАЛАМ

1 (I ш /V

И 15 16 17 18 <9

22 34,40 Манометр показывающий.
42 Пределы измерения от О
Ма-ка- до 10 кгс/см2. 

тионит- Давление 5 ,6  кгс/см2 
ные
фильтры

0БМ1- Томский 
160x10 манометро

вый за
вод ют 3

23 35,37 Манометр электроконтант- 
Насосы- ный. Пределы измерения от 
дозато- 0 до 16 кгс/см2. 
ры ще- Давление 10 кгс/см2 
лочи

ЭКМ-
1Ух16 19 «• 2

24 36,38 Мановакууыметр показываю- 0БМВ1-
Насосн- щий. Пределы измерения от 160x0,6 
дозаторы - I  до 0 ,6  кгс/см2. 
щелочи

2

25 43
Насос
раствора
С О Л И

Мановакуумметр показываю
щий. Пределы измерения 
от - I  до 0 ,6  кгс/см2. 
Давление 0,1.кгс/см2

СБМВ1-
160x0,6 ~ “

99

26 44
Насос 
раство
ра С О Л И

Манометр показывающий. 
Пределы измерения от 0 
до 2 ,5  кгс/см2. 
давление 1,8  кгс/см2 *

0БМ1-
160x2,5

91

27 45,47
Баки
хране

Вакуумметр показывающий. 
Пределы измерения от 0 
до - I  кгс/см2.

0БВ1-
-160 99

ния К И С 
ЛОТЫ Вакуум -0 ,7  кгс/см2

28 49
Вакуум-
насос

Вакуумметр показывающий. 
Пределы измерения от 0 
до - I  КТС/СМ2.

Q5BI-
-160

19

Вакуум -  0 ,7  кгс/ск2

29 46
Насос

Манометр показывающий. 
Пределы измерения от 0

0Ш1-
160x2,5

О

I

I

2

I

I
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ь 
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О,

ТЫ
С.

 Р
УБ

.



г903-1-/<93 Ал.8 .3
Предприятие ____________ ■ —
Объект {производственная мошносты КрТбЛЬЕЭЯ О ТрвМЯ
водогрейными1 котлами КВ-ГМ-50_______

-  70 -

ЗАКАЗНАЯ СПЕЦ И Ф И КАЦ И Я
✓  7 0 7 7 - ^

и
( ПРОДОЛЖЕНИЕ) 

ВСЕГО ЛИСТОВ —  

ЛИСТ—

е:
и
"Z
г

I
S ..

Н а и м е н о в а н и е  и  техническая  х а р а к те р и с ти к а  
основн ого  и к о м п лек ту ю щ его  о б о рудо ван и я ,
ПРИБОРОВ, АРМАТУРь!, МАТЕРИАЛОВ, КАБЕЛЬНЫХ 

И ДРУГИХ ИЗДЕЛИЙ

i f f
1 г 8 А 5

Единица
и з м ерен и я

НАИМЕ
НОВАНИЕ код

б 7

ХОД ОБОРУДОВАНИЯ 
МАТЕРИАЛОВ

8

По
тр

еб
н

о
с

ть
П

О
 П

РО
ЕК

ТУ

#ъXс
fs
i i По

тр
еб

н
о

с
ть

 н
а

 
п

у
с

к
о

в
о

й
 к
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пл

ек
с HiШ <  ttlо г  >

| 5 |

^ 1 g е

З
а

я
в

л
е

н
н

а
я

 
п

о
тр

е
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н

о
ст

ь 
Н

А
 П

ЛА
Н

И
Р

УЕ


МЫ
Й 

го
д

---
---

---
---

1--
---

-

В Т . Ч. НА 
СКЛАДЕ

9 10 11 12 13

Принятая потребность на 197 г.
В ТОМ ЧИСЛЕ ПО КВАРТАЛАМ

1 II III IV

15 16 17 10

промыв- до 2 ,5  кгс/см2. 
ки Давление 1 ,28 кгс/см2 
фильт
ров

30 48 
Насос 
промыв 
ки
фильт
ров

Манометр показывающий. 
Пределы измерения от О 
до I  кгс/см2.
Давление 0 ,2  кгс/см2

0Ш1- Томский ПЕР 
160x1 манометро

вый завод

I

31 50 Дифманометр сильфонный 
самопишущий с интеграто- 
ром. Пределы измерения от 
Ь до 80 мЗ/ч.
Опросный лист № 32. 
Расход 66,4 мЗ/ч

32 50а Диафраша камерная на 
Трубо- Ру 6Гкгс/см2 для трубо- 
цровод провода с ДуГ25 мм 
исход
но  ̂ ВО
ДЫ

33 51 Дифманометр сильфонный
показывающий. Пределы из
мерения от 0 до 32 мЗ/ч. 
Опросный лист & 33 
Расход 25 ,6  мЗ/ч

34 51а Диафрагма камерная на 
Трубо- Ру о кгс/см2 для трубо
провод провода с Ду80 мм 
промы
вочной 
воды

ДК6- 
125-П- 
—а/б—2

дсп-
-78Ш

ДК&- 
-80-П- 
—а/б—4

35 52,53 Дифманометр сильфонный ДСП-
54,55 поквзывающий. Пределы из- -780Н

мерения от 0 до 25 мЗ/ч.
Опросный лист № 34.
Расход 20,2  ыЗ/ч

г  .Казань, 
завод "Теп- 
доконтроль"

If V9

«У И

а а

I

I

I

I

4
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ь 
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ЕГ
О,

ТЫ
С
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Б
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Предприятие______________________ _______ ________________  ^  * / &

Объект (производственная мощность) К о т в Л Ь Н а Я  .0  Т р в М Я  З А К А З Н А Я  С П Е Ц И Ф И К А Ц И Я  N "  1 - К Ш
В О Д О гр в й н н м я  g r ppjmM? К В - Ш - 5 0 _________

^П
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ИЦ
ИИ

 п
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ЕХ
НО


ЛО

ГИ
ЧЕ

СК
ОЙ

 с
хе

м
е;

 
МЕ

СТ
О 

УС
ТА

НО
ВК

И

Наименование и техническая характеристика
ОСНОВНОГО И КОМПЛЕКТУЮЩЕГО ОБОРУДОВАНИЯ, 
ПРИБОРОВ, АРМАТУРЫ, МАТЕРИАЛОВ, КАБЕЛЬНЫХ 

И ДРУГИХ ИЗДЕЛИЙ

g. & о 
? £  |8
S L- ° 5 s О 8  5

i i i i i

1 Ш I

ч о 5Ёе|ш
I f f -
f  « | 1

Единица
измерения

Код ОБОРУДОВАНИЯ, 
МАТЕРИАЛОВ
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 П
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ЕК
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Ц
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и
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и
ц

ы
,

ТЫ
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УБ

.

По
тр

еб
но

ст
ь 

на
 

ПУ
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s i sa; I
<§ 1  $ г
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ь 

н
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п
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н
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м
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Принятая потребность, на 197 г. \

Вс
ег

о

В ТОМ ЧИСЛЕ ПО КВАРТАЛАМ

Ст
ои

мо
ст

ь 
ВС

ЕГ
О,

 
ТЫ

С.
 Р

УБ1 11 111 IV
е=ег
•*

НАИМЕ-
ноадниЕ код

t г 3 А 5 6 7 8 в ю 11 1 2 1Э 14 13 16 17 18 19

( ПРОДОЛЖЕНИЕ)
Всего листов__
Лист

36 52а Диафраша камерная на
53а Ру ь кгс/см2 для трубо-
548 провода с Ду80 мм
55а
Трубо-
ПрОВО-

ДК6- г .  Казань,
80-П- завод "Теп- 
-а/б-3 локонтроль" шт* 4

н-ка-
тионит-
ных
фильт
ров

37 56 Дифмаяометр сильфонный ДСП- 
пЪказывающий, Пределы я з- 780Н 
мерения от -0  до 2 ,5  мЗ/ч, 
Опросный лист £ 35 
Расход 11,2 мЗ/ч

38 56а Диафрагма камерная на ДК6-
Трубо- Ру 6кгс/см2 для трубо- -50-П-
провод провода с Ду 50 мм -а/б-3
буфер
ного 
фильтра

ft ft I

I

39 57

40 57а 
Трубо
провод 
конден
сата

ДиФманометр сильфонный 
показывающий* Пределы из
мерения от 0 до 12,5 кЗ/ч. 
Опросный лист Л 36 
Расход 11,2 мЗ/ч

ДСП-
78011

Диафрагма камерная на ДК6-
Ру ь кгс/см2 для трубопро- -50-П- 
вода с Ду50 мм -а/б-3

П п

п «

I

I

41 58 Дифмаяометр сильфонный ДСП-
псказыварщий, редела из- 780Н w X
мерения от 0 дб 10  мЗ/ч»
Опросный лист Л 37 
Расход 9 ,5  мЗ/ч

L
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Предприятие -------------
Объект (производственная мощность} _ К0 Т 6 ЛЫШЯ С ТрвМЯ 
ВОДОТрвйянмст тгпфттяшх ТЖ-ИД-БП

ЗАКАЗНАЯ СП ЕЦ И Ф И КА Ц И Я № 1-КИП /7V  7 7 - 1 / е { ПРОДОЛЖЕНИЕ)

Вс е го  л и с т о в __

Лист - J 8
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КИ Наименование и техническая характеристика 
основного и комплектующего ОБОРУДОВАНИЯ, 
ЛРИВОРО», АРМАТУРЫ, материалов, кабельных 

И ДРУГИХ ИЗДЕЛИЙ

is* ©§ 1|||
full
s S < < s
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•s 8 ^IIIII?1 i
lilf

Единица
ИЗМЕРЕНИЯ

К о д  ОБОРУДОВАНИЯ,
материалов
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НАИМЕ
НОВАНИЕ КОД

ВТ.Ч. НА 
СКЛАДЕ

1 г э A s 6 7 в 9 10 11 12 1 3

Принятая потребность на 197 г.

§
А

14

В ТОМ ЧИСЛЕ ПО КВАГ•ТАЛАМ

1 11 III IV

13 16 17 18 19

42 58а 
Трубо
провод 
конден
сата

43 59

44 59а 
Трубо
провод 
промы
вочной 
веды

45 60

46 60а 
Трубо
провод 
на раз
бавле
ние
кислоты

47 81

48 81а 
Трубо
провод 
на раз
бавле
ние ще
лочи

Диафрагма камерная на 
Ру 6Г кгс/см2 для трубо
провода с ДуоО мм

ДК6-50- г.Казань 
-П-а/б- завод 
-2  "Тепло- 

контроль

Дифманометр сильфонный 
показывающий* Пределы из
мерения от 0 до 3 ,2  мЗ/ч. 
Опросный лист Я 38 
Расход 2 ,6  мЗ/ч

ЖП-
780Н

19ш «В

Диафрагма камерная на 
Ру 6Г кгс/см2 для трубоцро- 
вода с Ду50 мм

ДК6-50-
-П-а/б-2

Диймансыетр сильфонный 
показывающий. Пределы 
измерения от 0 до 20 мЗ/ч* 
Опросный лист £ 39 
Расход 17 мЗ/ч

д с п -
780Н

Диафрагма камерная на 
Ру 6 кгс/см2 для трубо
провода с Ду50 мм

ДК6-50-
-П-а/б-
-2 1»«■» «

Дифманометр сильфонный 
показывающий. Пределы из
мерения от 0 до 8 мЗ/ч* 
Опросный лист й 40 *■ 
Расход 7 ыЗ/ч

78Ш
«9

Диафрагма камерная на 
Руб кгс/см2 для трубо
провода с Ду 50 ш

ДК6- 
-50-П - 
—а/б—2

шт*
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49 61 Ротаметр стеклянный с РМ- г  .Арзамас,
Трубо- верхним пределом измерения 2,5ЖУЗ п/я  
провод по веде 2 ,5  мЗ/ч В-8205 шт.
декар- 
оонизи- 
рован- 
ной воды

5 0 62,63 Ротаметр стеклянный с
64 верхним пределом измере-
Трубо- ния по воде 1 ,6  мЗ/ч
П Р О В О Д Ы
А/а-ка-

тионит-
ных
фильт
ров

51 65 Регулятор-сигнализатор
Бак электрический.
промыв- з  комплект входят:
Н-катио- а) блок питания и сигна
пит них лизации -  I  шт«,
фильт
ров б) датчик стержневой
*  0 ,25  м 4B 2.399.5I8 -

-  I  шт.

РМ-
1 ,6 Ш  - " 91

ЭРСУ-3 г  .Рязань,
завод "Тепло- 
прибор"

I

3

I

Среда -  вода 0 
Температура 20 С 
Давление -  атмосферное

52 66 
Бак 
декар- 
бонизи- 
рован- 
е о й  во
да

Регулятор-сигнализатор
электрический.

В комплект входят:

а) блок питания и сиг
нализации -  I  шт.,

б) датчик стержневой 
0 ,2 5  м 4B 2.399.5I8  -

-  2 иг.

ЭРСУ-3 п я I

Ст
ои

м
ос

ть
 «С

ЕГ
О,

ТЫ
С.

 Р
УВ

.
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Предприятие----------------------------------------------------------------------------------—
Объект ( производственная  машностьт К р Т б Л Ь Н Э Я  С  Т р в М Я
водогрейными котлами Ки-хвд-йи

/ 7077- 1,6

ЗАКАЗНАЯ СП ЕЦ И Ф И КА Ц И Я №  i-ккд
( ПРОДОЛЖЕНИЕ) 

ВСЕГО ЛИСТОВ —

Лист - 20

к.. 

s §•§ Наименование и техническая характеристика

о 4 о ?„х а sо с
§ fe* § §

- s jC o S  tu л 5 ̂s гS 2 h
?с« 5 основного И КОМПЛЕКТУЮЩЕГО ОБОРУДОВАНИЯ,

с | 2  5 

г  § i

ПРИБОРОВ, АРМАТУРЫ, МАТЕРИАЛОВ, КАБЕЛЬНЫХ * E ° I iг *.z 2  5 
s I  S S 1
Н  ш

1 gsемZ•>
И ДРУГИХ ИЗДЕЛИЙ

i i ? i
1 г 3 А s

ьдиниил 9 1в 1
ИЗМЕРЕНИЯ (U^  с

e g

НАИМЕ
НОВАНИЕ код

Код ОБОРУДОВАНИЯ, 
МАТЕРИАЛОВ

А

ИШ £

гSCt ш 
Ui >

* I

i 1f*s£ О

i 5 ! s
f s i e
o l g E

4  
*  ^< c
I  % 4

“J 2
feC
e g

5 о 
3 3

| 1
I I

ВТ.Ч, HA 
СКЛАДЕ

5  u
ск о % < о A«о x  г i I В

с
е

го

6 7 8 9 10 11 12 13 14

Принятая потребность  на 197 г.
В ТОМ ЧИСЛЕ ПО КВАРТАЛАМ

1 II Ж IV

15 16 17 18 19

Среда -  веща 
Температура 20°С 
Давление -  атмосферное

53 67 
Бак 
декар- 
оонизи- 
рован- 
ной во
ды

Электронный индикатор 
уровня.

В комплект входят:
а) электтэонный блок -

-  I  шт.,
б) датчик кабельный 6 м 

4B2.329.323,
в) радиочастотный кабель 

20 м,
г) показывающий прибор -

— I  шт.

Среда -  вода 
Температура 20°С 
Давление -  атмосферное

54 68 
Бак
химочи-
щеяной
воды

Электронный индикатор 
уровня.

В комплект входят:
а) электронный блок -

-  I  шт.,
б) датчик кабельный t  ы 4В2.329.323,
в) радиочастотный кабель 

20 м,
г ) показывающий прибер -

-  I  шт.

Среда -  веща 
Температура 20^С 
Давление -  атмосферное

ЭИУ-2 г  „Рязань, шт.
завод "Теп- 
лоприбор"

ЭИУ-2

I

I

С
то

им
ос

ть
 В

СЕ
ГО

, 
ТЫ

С.
 Р

У Б
.
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Объект (производственная мощность) К 0 Т 6 Я Ь Я а Я ^ С _ Т р в М Я

водогрейными котлами КВ-ГМ-50----------

z•IZ

Наименование и техническая характеристика 
ОСНОВНОГО И КОМПЛЕКТУЮЩЕГО ОБОРУДОВАНИЯ, 
ПРИБОРОВ, АРМАТУРЫ, МАТЕРИАЛОВ, КАБЕЛЬНЫХ 

И ДРУГИХ ИЗДЕЛИЙ

-  7S -

ЗАКАЗНАЯ СПЕЦ И Ф И КАЦ И Я №  1-кш

| ) £8 ft Z О —
i  s<* Единица

измерения
S ? . r  5  8 fe 8  |
|  ̂  § I *

t  c 5

I I fP о « НАИМЕ- коди щ(  к ^ JP
c  |  J « 5£ a £ § s

i 1!!III!
кование

4 5 6 7

КОД ОБОРУДОВАНИЯ, 
МАТЕРИАЛОВ

л
рГ ш Ш о

I1I s

I
§i

i i10

ч
i 1
s iШ g

11

{7077" 1/6 ( ПРОДОЛЖЕНИЕ)

Всего ли сто в__
Лист 2 1

ш ы
1*1

11?
ВТ.Ч. НА 

СКЛАДЕ
12

£ > ь %
I< с
г $ gш *■ Р
s s iл г !

13

Принятая потребность на 197
В ТОМ ЧИСЛЕ ПО КВАРТАЛАМ

Вс
ег

о

1 II № IV

14 15 16 17 1В 19

55 69 
Бак
ХЕМОЧЙ—
ценной
вода

Регулятор-сигнализатор ЭРСУ-3 
уровня.
В комплект входят:
а ) блок питания и сигнали

зации -  I  ш т.,

б)

Среда -  вода 
Температура 20°С 
Давление -  атмосферное

г.Рязань, 
завод "Теп- 
лоцрибср"

56 70 
Бак 
мокро
го хра
нения 
соли

Регулятор-сигнализатор
уровня*

ЭРСУ-3

В
а )

б)

комплект входят:
блок питания и сигнали
зации -  I  шт.,
датчик стержневой 
0,25 м 4B2.399.5I8 -  
— I  шт*

Среда -  раствор А1аОС 
Температура 20°С 
Давление -  атмосферное

tl

57 71,72 
Баки 
кислоты

Регулятор-сигнализатор ярсУ-3 
уровня.
В комплект входят:
а) блок питания и сигнали

зации -  I  шт.,
б) датчик стержневой

0,25 м 4B329.5I8 -  I  шт.,
в) датчик стержневой

2 м 4В2.329.522 -  I  шт.

шт.

т

Среда -  кислота 
Температура 15°С 

Вакуум -  0 ,7  кгс/сн2

I

I

2

Ст
ои

м
ос

ть
 В

СЕ
ГО

, 
ТЫ

С.
 Р

УБ
.
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Предприятие.
Объект (производственная  м о щ но сть» КоТбДЬНЭЯ С ТРбМЯ
тютгогрейянми котлямтт КВ-Ш -50______

Наименование и техническая характеристика 
основного И КОМПЛЕКТУЮЩЕГО ОБОРУДОВАНИЯ, 
ПРИБОРОВ, АРМАТУРЫ, МАТЕРИАЛОВ, КАБЕЛЬНЫХ 

И ДРУГИХ ИЗДЕЛИЙ

4  ь  9
?"Х s  8gZ  о

Ь‘ §2
I P t s1 й Iж 05 •* J й
j i l i g

-  % -

ЗАКАЗНАЯ СП ЕЦ И Ф И КА Ц И Я №  L i™

т  7 7- ^ ( ПРОДОЛЖЕНИЕ)

Ед и н и ц а
и з м е р е н и я

НАИМЕ
НОВАНИЕ к о д

6 7

Код ОБОРУДОВАНИЯ, 
МАТЕРИАЛОВ

Л
РX ujШ о

1?I s

iXгX . ест ш *

О*IU

п
8«х

Й й01 < Шо Г X

p i s

! ш

«0 ' 
£ 5К £

I
!  £ о

< “■ X о ш ^
«и §£Ь 3
С  с

ВТ.Ч. НА 
СКЛАДЕ

S ■“ S 5 f< о 5 л  t  z
10 11 12 19 14

ВСЕГО ЛИСТОВ.
оолист.

Принятая потребность на 197 г.
В ТОМ ЧИСЛЕ ПО КВАРТАЛАМ

15 16

111

17

IV

18 19

58 73 
Бак
пр смыв
ка
Na-к а -
тионит-
янх
фильт
ров

59 74 
Бак
промыв
ки
Н-катио-
нятных
фильт
ров

60 75 
Венти
лятор

61 45а 
47а 
49а
У отбо
ра

Регулятор-сигнализатор
уровня,

В комплект входят:

а) блок питания и сигна
лизации -  I  шт.,

б) датчик стержневой
и,25 23 4В2о399,518 -
-  I  па?.

Среда -  веда 
Температура 20°С 
Давление -  атмосферное

Электронный индикатор 
уровня.

В комплект входят:
а) электронный блок -

-  I  шт.,
б) датчик кабельный 4 м 

4В2.329.322,
в ) ^диочастотный кабель

г )  показывающий прибор -
-  I  шг.

Среда -  вода 
Температура 20°С 
Давление -  атмосферное

Напоромер показывающий. 
Пределы измерения от О 
ДО 160 КГО/И2.
Напор 140 кгс/м2

Разделитель мембранный 
с фторопластовым покры
тием

ЭРСУ-3 г  .Рязань, пн?,
завод "Теп- 
лоприбор"

ЭИУ-2 I

нш - Саранский Я I
-100 приборо

строитель
ный завод

РМ г.Москва, 0 3
модель завод

"Манометр”

|_

С
то

им
ос

ть
 В

СЕ
ГО

,
ТЫ

С.
 Р

Уб
.



г  903-1- /S 3  Ал.8.3 77
{ 7 0  7 7 - ( ПРОДОЛЖЕНИЕ)

Предприятие

Объект (производственная мпщносты КоТ6ЛЬЯ8Я С ТРвМЯ 
водогрвйтши т г о т т г я т ж  НВ-Ш~50-----------

z
Z

Наименование и техническая характеристика 
ОСНОВНОГО И КОМПЛЕКТУЮЩЕГО ОБОРУДОВАНИЯ, 
ПРИБОРОВ, арматуры, материалов, КАБЕЛЬНЫХ 

И ДРУГИХ ИЗДЕЛИЙ

ЗАКАЗНАЯ СПЕЦИФ ИКАЦИЯ № 1-ИШ

ТИ
П 

И 
МА

РК
А 

ОБ
ОР

УД
О
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Я,
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АТ
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ОГ
, N

* Ч
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ТЕ

Ж
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 N
* О
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ОС

НО
ГО

 
ли

ст
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М
ат
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 о
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до
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я

s  § s
!! в 5

Единица
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g S о
g £ 1 р о
fi 1  5

f i l l
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А S 6 7
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I sЕё
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г
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h
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P i tf i s c
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g A W
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8 9 10 . ii ' 1 2 13

ВСЕГО ЛИСТОВ. 

Лист ^ 3

Принятая потребность на 19?

Вс
ег

о

В ТОМ ЧИСЛЕ ПО КВАРТАЛАМ

> II III
1

IV

14 13 16 17 «В <9

2 . ЭЛЕКТРОАППАРАТУРА

2 .1 .  Вспомогательное оборудо
вание водогрейной часта

I Лампа накаливания 22GB Ц220-10 г.Томск» 
электро
ламповый 
завод

2 Лампа коммутаторная 60В КМ60-55 г^ р ест,
электро
ламповый
завод

3 Пускатель магнитный ревер
сивный ^ 22  СВ

2 .2 .  В П У

ПМБ-083 г.Кедайняй,
завод злект- 
роаппарату- 
ры

I Лампа накаливания 22СВ Ц220-10 г  Дсмск, 
электро
ламповый 
завод

2 Лампа коммутаторная 6QB КМ60-55 г.Брест,
электро
ламповый
завод

3 . ТРУБОПРОВОДНАЯ АРМАТУРА

1

2

3 Д * Вспомогательное обору
дование водогрейной 

части

Вентиль запорный муфтовый на
PyI6 k t c / cmZ ’ Ду15ш 15ч8бр

I4MI-I6

шт«

«I

42

52

8

26

18

16

39

L

Ст
ои

м
ос

ть
 в

се
го

,
ТЫ

С 
РУ

Б
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Предприятие---------------------------------- -—— —
Объект (производственная мощность) КоТбЛЬНЭЯ С тремя
водогрейными котлами КВ-ПД-50_______

П р 7 7 ~  */б

ЗАКАЗНАЯ СП ЕЦ И Ф И КА Ц И Я №  ыдш
( ПРОДОЛЖЕНИЕ)

Всего листов _

Л и с т 24

Сс:
•»
2:
•1

Ю
* 

ПО
ЗИ

ЦИ
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ПО
 ТЕ

ХН
О

ЛО
ГИ

ЧЕ
СК

ОЙ
 с

х
ем

е;
 

М
ЕС

ТО
 У

СТ
АН

ОВ
КИ

Наименование и техническая характеристика 
основного и комплектующего оборудования, 
приборов, арматуры , материалов, КАБЕЛЬНЫХ 

и других  иадЕлий

Ти
п 

и
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я
; к

ат
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ИЗМЕРЕНИЯ
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Принятая потребность на 197 г.

Вс
ег

о

В ТОМ ЧИСЛЕ ПО КВАРТАЛАМ

С
то

им
ос

ть
 В

СЕ
ГО

,
ТЫ

С.
 Р

УБ
.НАИМЕ

НОВАН ие код
1 II III IV

1 г 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12. 13 14 15 16 17 18 19

3 Кран проходной сальниковый
на РуЮ кгс/см2 Ду15 мм Пчббк ПЕР 4

3 ,2 *  В Д У

I Вентиль запорный муфтовый 
на Ру 16 кгс/см2 Ду±5 мм 15ч8бр Я

2 Кран трехходовой натяжной 
муфтовый на Ру 16 кгс/см2 I4M I-I6 It

Ду15 мм

3 Вентиль запорный муфтовый на 
Ру 40 кгс/см2 Ду15 мм

15нж6бк И

24

42

24

4 # КАБЕЛИ И ПРОВОДА

4 .1 .  Вспомогательное оборудо
вание водогрейной части 

котельной

I

2

3

4

Кабель контрольный с алюми
ниевыми жилами с поливинил
хлоридной изоляций в поливи
нилхлоридной оболочке

АКЕВГ
4x2,5
ГОСТ
1508-78

То же

То же

То же

АКЕВГ
7x2,5
ГОСТ
1508-78

АКВВГ
10x2,5
ГОСТ
1508-78

АКВВГ
14x2,5
ГОСТ
1508-78

км

91

«9

«9

0,360

0,245

0,075

0 ,1 2
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Предприятие___________________________________ _____
Объект (производственная мощ ность) К о т е Л ЬНЗ Я  С Тр е м я
водогрейными котлами КВ-ГМ-50______

1 7 0 7 7 - ч е
ЗАКАЗНАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

( ПРОДОЛЖЕНИЕ)

Всего листов —  
Лист 25

Се
т
2•1
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 с

х
ем
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М
ЕС

ТО
 У
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АН

ОВ
КИ

Наименование и техническая характеристика 
основного И КОМПЛЕКТУЮЩЕГО оборудования, 
приборов, арматуры, материалов, КАБЕЛЬНЫХ 

И ДРУГИХ ИЗДЕЛИЙ

Ти
п 

и 
м

ар
ка

 о
бо

ру
до


ва

ни
я;

 к
ат

ал
о

г; 
N*

 че
р

те
ж

а
; N

* О
ПР

ОС
НО

ГО
 

ли
ст

а.
М

ат
ер

и
ал

 О
БО


РУ

ДО
ВА

НИ
Я

5 1 S
S f i5
I s ?К О. 1

S ? !  
* * § 51 ||!«  5 i  fr

Единица
измерения

Код ОБОРУДОВАНИЯ, 
МАТЕРИАЛОВ

По
тр

еб
но

ст
ь

по
 П

РО
ЕК

ТУ

Ц
ен

а 
ед

и
н

и
цы

,
ТЫ

С. 
РУ

Б.

По
тр

еб
н

о
ст

ь 
на

ПУ
СК

ОВ
ОЙ

 К
ОМ

ПЛ
ЕК

С
__

__
__

__
_

___
в_ к ' в

* j  S

P i t
3 i § £

а т. ч. на 
СКЛАДЕ За

яв
ле

нн
ая

 п
от

ре
б-

| Н
ОС

ТЬ
 Н

А 
ПЛ

АН
ИР

УЕ


МЫ
Й 

ГО
Д

Принятая потребность на 197 г.

Вс
ег

о

В ТОМ ЧИСЛЕ по кварталам

Ст
ои

мо
ст

ь 
ВС

ЕГ
О,

ТЫ
С. 

РУ
Б.НАИМЕ

НОВАНИЕ код 1 II ш IV

2 3 А 5 6 7 S 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

5 Кабель контрольный с алюми
ниевыми жилами с поливинил
хлоридной изоляцией в поли
винилхлоридной оболочке

АКВВГ
19x2,5
ГОСТ
1508-78

км 0 , 0 2

6 Кабель контрольный с медными 
жилами с поливинилхлоридной 
изоляцией в поливинилхло
ридной оболочке

КВВГ
4x1
ГОСТ
1508-78 я 0,405

7 Провод с гибкой медной жилой 
с поливинилхлоридной изоля
цией

ПГВ-1
ГОСТ
6323-79 М 61

8 Провод с алюминиевой жилой 
с поливинилхлоридной изоля
цией

АПВ-2̂ 5
ГОСТ
6323-79 я 36

4 .2 .  В П У

I Кабель контрольный с алюми
ниевыми жилами с поливинил
хлоридной изоляцией в поли
винилхлоридной оболочке

АКВВГ
reef5
1508-78

КМ 0,095

2 То же АКВВГ
7x2,5
ГОСТ
1508-78

я 0,045

3 То же АКВВГ
10x2,5
ГОСТ
1508-78

п 0,045

4 То же, бронированный сталь
ными лентами (прокладыва
ется в траншее)

АКВВБ
7x2,5roof
1508-78

км/т 0,065/0,034

5 Кабель контрольный с медными 
жилами с поливинилхлоридной 
изоляцией в поливинилхлорид
ной оболочке

КВВГ
4x1
ГОСТ
1503-78

КМ 0,195

L
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:РЕДПРИЯТИЕ------------------------------------------------------------
Объект (производственная мощность) КотбЛЬНЭЯ С  ТрбМЯ
водогрейными котлами КВ-Ш-50_______

-  ни -
/ 7 0 7 7 -  г/6

ЗАКАЗНАЯ С П ЕЦ И Ф И К А Ц И Я  №в 1-КИП
( ПРОДОЛЖЕНИЕ)
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Наим енование  и техническая характеристика 
основного и комплектую щего оборудования, 
приборов, арм атуры , м атериалов, кабельных
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измерения
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Принятая потребность на 197 г.

Вс
ег

о

В ТОМ ЧИСЛЕ ПО КВАРТАЛАМ

С
то

им
ос

ть
 В

СЕ
ГО

,
ТЫ

С.
 Р

УБ
.НАИМЕ

НОВАНИЕ код 1 II 111 IV

! * г а А 5 б 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1 8 19

6 Провод с гибкой медной ни- ПГВ-1 м 85
лой с поливинилхлоридной ГОСТ л
изоляцией 6323- 79

5 .  МОНТАЖНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

5 Д о Вспомогательное обору
дование водогрейной части 

котельной

А. Трубы

Трубы защитные для электро
проводок

Труба электрссварная немер- 
ной длины

1 32 к 2 ГОСТ 10704-76 м 55
Б20 ГОСТ 10705-63

Трубы для трубных проводок

2 Труба 14x2 ГОСТ 8734-75

Б20 ГОСТ 8733-75 ■ 5

Г* Монтажные изделия

3 Металлсрукав ТУ223988-77
РЗ-Ц-Х д а  " 3 5

А„ Трубы

Трубы защитные для электро
проводок
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ПГИАОР0В> АРМАТУРЫ, МАТЕРИАЛОВ, кАБЕЛвНЫА 

и других игделий

S  * о  
[ ; z  о а . г Iй о S , < ь: о.

!5 ? §| ч * •< 
2 ‘ z
!  и*■ t. Аs 5 Ui » в Н V S<■ s

* 2 ;  1 Ед и н и ц а  1 ;
5 ° Г  1 НАМЕРЕНИЯ *Е р  > < i

о*
Oj

i  ! ? | 
1 1 £ ?- 
1 -  ; 9 ?Ш > U3 - 
-  *■ 1 Ui ^

I s  1 l l

* a a
s i s
2  $ §
rt W s *r
f  ? ^  a 

0  £ 3 2

£ Ш
C *

| |
i l ?

Пр и н я та я  п о тр е б н о с ть  ma 1 9 ? r  <

0u.Ui( J
Oj

В ТОМ числе ПО КСАЛТАЛАМ j <J* \

J  О К 1 ' 1
>9 £  “  1 <СД ОБОРУДОВАНИЯ, | 
g o ?  НАИМЕ -1 лп- , МАТЕРИАЛОВ | 
! з г .  мсалниг, *сд  i 5 «-

J  £ ^  fj 1 , I f ; 1-1
Д з Н ?  j ! f i g

I H lit

1 U :
i
I й

,v I f ? 1
1 l  'j
• c,  -

ВТ. Ч HA 
СКЛАДЕ

5 | . 6 | 7  В ! 9 10 | 11 12 13 M 13 | 15 | 17 ! 18 j 13

Труба олактросвапная номерной 
дл:пш

1  3 2 x 2  Г О С Т  1 0 7 0 4 - 7 6

Б 2 0  Г О С Т  1 0 7 0 5 - 6 3  м

Т р у б и  д л я  т р у б к а х  п р о в о д о к

2  Т р у б а  Ш 2 - 1 2 Х 1 Ш Э  
Г О С Т  9 9 4 1 - 7 2

5 0

1 5

Г .  Ы о н т а г е т о  и з д е л и я

3  М о т а л л о р у к а в  Т У 2 2 . 3 9 8 8 - 7 7
Р З - Ц - Х  Jb25

Г л а в к и й  и н г е н а р  п р о е к т а  ^  А  Д у м а й  З а к а з ч и к
/  ( р у к о в о д и т е л ь  с т р о я щ е г о с я  п р е д п р и я т и я ;

Руководитель
к о ы п л а к т у в д е й  о р г а н и з а ц и и

бт
L
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ОПРОСНЫЙ ЛИСТ J6 29

для заказа дифманометра-расходомеюа жидкости с 
сужающим устройством

Позиция й В-23 Спецификация й 1-КИП

1 . Заказчик__________________________________ ______________________
2 . Почтовый, телзграфный адрес, телефон и телетайп заказчика____

3 .  Название агрегата, для обслуживания которого нужен расходо
мер -  трубопровод подпиточной воды

4 .  Подлежит заказу:
4 .1 .  Диафрагма ДК6-100-П-а/б-2 1ш т.
4 .2 .  Уравнительные сосуды нет
4 .2 .  Разделительные сосуды нет
4 .4 .  Вентильный блок нет
4 .5 .  Фильтр с редуктором нет
4 .6 .  Дпфгланометр ДСС-712Н I  шт.
4 .7 .  Вторичный црибор -  шт.

5 .
6.

Измеряемая жидкость вода
Температура измеряемой жидкости перед сужающим^стройством

7 . Давление измеряемой жидкости перед сужающим устройством:
7 .1 .  Рабочее (избыточное) 4 кгс/см2
7 .2 .  Максимальное (избыточное) 4 кгс/см2

8 . Плотность измеряемой жидкости (для воды не заполняется):

8 .1 .  При температуре, указанной в п .6 , и давлении по
п . 7 . 1 . _____________________ ______________ кг/мЗ

8 .2 .  При температуре 20°С и давлении, указанном в „
п .7 .1 .,______________ ___________ _ _ _ _ _  кг/мЗ

9 .  Динамическая вязкость измеряемой жидкости (для воды не запол
няется) цри температуре, указанной в п .6 , и давлении по 
п .7 .1 .___________ _ ___________ ________  кгс»с/м2 или Па «с

1 0 . Плотность разделительной жидкости цри температуре раздели
тельных сосудов и атмосферном давлении кг/мЗ

I I .  Средник расход 41 т/ч
12* Требуемый заказчиком верхний предел шкалы прибора (по расхо

ду) э0 т/ч

13. Наибольшая допустимая безвозвратная потеря давления от 
установки сужающего устройства цри расходе, указанном 
в п.12 0 ,3  кгс/см2

/ 7 0 7 7 - b e  

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ *  29

Форма УОЛ-1-74

1 4 . Действительный внутренний диаметр трубопровода перед сужающим
устройством цри температуре 20°С -  100 ш

15 . Марка материала трубоцровода -  сталь ВстЗспб
1 6 . Коэффициент линейного Баспшрения (температурный коэффициент)

материала трубопровода при температуре, указанной в п .б_______

17 . Количество пар отборов давления на одной диафрагме -  одна

1 8 . Пределы измерения дополнительной записи давления___________ кгс/см2

1 9 . Дополнительные сведения по усмотрению заказчика и по требованиям,
оговоренным в справочных материалах завода-изготовителя, яа зака
зываемый комплект ____________

2 0 . Наименование организации, заполнившей опросный лист, и её 
адрес:_________________________________________________ __

Проектная организация:

Ведущий технолог ______________________________________________
(фамилия и подпись) (телефон)

Отдел КИП и А
(исполнитель) __________ _____________________________________

(фамилия и подпись) (телефон)

Заказчик:

Руководитель предприятия _ _____ ____________ . _______
(фамилия и подпись)

М.П.

бт
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ОПРОСНЫЙ лист л зо
для заказа ди&ланометра-расходомера жидкости с 

сужающим устройством

Позиция Л В-24 Спецификация J6 1-ККП

1 . Заказчик _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
2 .  Почтовый, телеграфный адрес, телефон ж телетайп заказчи

ка _________________________________________________________

3 .  Название агрегата, для обслуживания которого нужен расхо
домер -  трубопровод прямой сетевой воды

4 .

5 .
6.
7 .

8.

9 .

Подлежит заказу:
4 .1 .  Диафрагма ДБ16-600-Т I  шт.
4 .2 .  Уравнительные сосуды да
4 .3 .  Разделительные сосуды нет

4 .4 .  Вентильный блок нет
4 .5 .  Фильтр с редуктором нет

4 .Б. Здфманометр ДСС-712Н I  шт.
4 ,7 .  Вторичный црибср -  шт.

Измеряемая жидкость
■Температура измеряемой жидкости перед сужаю^им^стройством

Давление измеряемой жидкости перед сужающим устройством:
7 .1 .  Рабочее (избыточное-) 10,4 кгс/см2
7 .2 .  Максимальное (избыточное) 10,4 кгс/см2

Плотность измеряемой жидкости (для воды не заполняется):
8 Д . При температуре, указанном в  п .6 , и давлении по 

п .7 .1 .______________________________________ кг/мЗ
8 .2 .  При температуре 20°С и давлении, указанном в

л .7 .Х .  ___________________________ _ _ _ _ _ _  кг/мЗ
Динамическая вязкость измеряемой жидкости (для воды не 
заполняется) при температуре, указанной в л . 6, я давле
ная ло д .7 -1 .  КГС-С/М2 или Па.с

1 0 . Плотность разделительной жидкости цри температуре еаздели- 
тедьных сосудов и атмосферном давлении____________ кг/мЗ

1 1 . -Средний расход '2030 т/ч

1 2 . Требуемый заказчиком верхний предал шкалы подбора (по.
расходу) 2500 т/ч

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ № 30

Форма УЩ-1-74

13. Наибольшая допустимая безвозвратная потеря давления от уста
новки -сужающего устройства при расходе, указанном в п.ТЕ2 —
-  0,4/кгс/ом2

14. Действительный внутренний диаметр трубопровода перед ссужающим 
устройством при температуре 20°СГ — 614 мм

15. Марка материала -трубопровода -  сталь Bc?3cif5

16. коэффициент -линейного расширения (температурный коэффициент) 
материала трубопровода при температуре, указанной в п.6

1 7 . Количество лор -отборов давления на одной .диафрагме -  одна

1 8 . Пределы измерения дополнительной записи давления________ кгс/см2
-(заполняется только .для дифманометров сильфонных самопишущих с 
дополнительной записью давления) •

1 9 . Дополнительные сведения по усмотрению заказчика и по требованиям,
•оговоренным в справочных материалах завода-изготовителя, на 
заказываемый комплект ........

2 0 . Наименование организации, заполнившей опросный лист, и её адрес:

Проектная организация:

Ведущий технолог______________________
(фамилия и подпись) (телефон)

Отдел КИП и -А
(исполнитель) _____ ,______________ _____________

(фамилия и подпись) (телефон)

Руководитель предприятия

МЛ
бт

(фамилия и подпись)
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ОПРОСНЫЙ ЛИСТ Ш 31 

для заказа дифманомегра-уровнемера

Позиция # В-34а Спецификация £ 1-КИП

I .  Заказчик__________________________________________________ _
2* Почтовый, телеграфный адрес, телефон и телетайп заказчика

3 .  Название агрегата, для обслуживания которого нужен уровне
мер -  бак деаэрированной воды

4 . Подлежит заказу:
4 .1 . Уравнительные сосуды
4 .2 . Разделительные сосуды
4 .3 . Вентильный блок

4*4 . Фильтр с редуктором

4 .5 . Дифманометр ДМ модель 23573

4 .6 .  Вторичный црибср

5 .  Наименование измеряемой жидкости

6 . Температура измеряемой жидкости
7 . Давление измеряемой жидкости:

7*1* Рабочее (избыточное) -  атмосферное
7 .2 . Максимальное (избыточное) -  атмосферное

8 . Плотность измеряемой жидкости (для воды не заполняется):
8 .1 . При температуре, указанной в п .6 , и давлении по

п .7 .1 ._____ ____________________ ____ кг/мЗ

8 .2 . При температуре 20°С и давлении, указанном в
п .7 .1 .__________________ ____________кг/мЗ

да
нет
нет

нет 

I шт. 
— шт.

вода
70°&

П 0  7 7 - 4 6 Форма У0Л-4-г74

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ »  31

9 . Плотность разделительной жидкости при температуре разделитель
ных сосудов и атмосферном давлении_______________кг/мЗ

10. Шкала уровнемера, требуемая заказчиком -  1000 мм изм.жидкости

11. Дополнительные сведения по усмотрению заказчика и по требова
ниям, оговоренным в справочных материалах завода-изготовителя, 
на заказываемый комплект______________________________________

12. Наименование организации, заполнившей опросный лист, и её 
адрес:___________________________ _________________ _________

Проектная организация:

Ведущий технолог____________ ________________ _ ___________
(фамилия и подпись) (телефон)

Отдел КИП и А
(исполнитель) ___________________________ _ ____________

(фамилия и подпись) (телефон)

Заказчик:

Руководитель предприятия _________ ___________ -
(фамилия и подпись)

М.П.

бт
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ОПРОСНЫЙ ЛИСТ « 32

для заказа дифманометра-расходомера жидкости с 
сужающим устройством

Позиция Я Х -50 Спецификация JI 1-КИП

I ,  Заказчик _____________ _________________________ _ _ _ _ _ _ _

2* Почтовый, телеграфный адрес, телефон и телетайп заказчика

3 ,  Название агрегата, для обслуживания которого нужен расхо
домер -  трубопровод исходной воды

4 .  Подлежат заказу:
4 .1 ,  Диафрагма ДК6~125-П-а/б-2 I  шт.
4 .2 ,  Уравнительные сосуды нет
4 .3 ,  Разделительные сосуды нет

4 .4 ,  Вентильный блок нет
4 .5 ,  Фильтр с редуктором нет
4 .6 ,  Дифмаяометр ДСС-712Н I  шт*
4 .7 ,  Вторичный прибор -  шт,

5 .  Измеряемая жидкость вода
6 . Температура измеряемой жидкости перед сужающим^стройст-

7 .  Давление измеряемой жидкости перед сужающим устройством:
7 .1 ,  Рабочее (избыточное) 3 ,8  кгс/см2
7 .2 .  Максимальное (избыточное) 3 ,8  кгс/см2

8 .  Плотность измеряемой жидкости (для веды не заполняется):

8 .1 .  При температуре, указанной в п .6 , и давлении по
д .7 Л .    кг/мЗ

8 .2 .  При температуре 20°С и давлении, указанном в 
п .7 .1 .  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  кг/мЗ

9 .  Динамическая вязкость измеряемой жидкости (для воды не
заполняется) при температуре, указанной в п .6 , и давле
нии по п .7  Л .  ________ кгс*с/м2 или Па*с

1 0 . Плотность разделительной жидкости при температуре разде
лительных сосудов я атмосферном давлении кг/мЗ

I I .  Средний расход 66,4  мЗ/ч

Форма УОЛ-1-74
770  7 7 -Ь б  

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ Я 32

12 . Требуемый заказчиком верхний предел шкалы прибора (по расхо-
ду) -  80 мЗ/ч________________ _______________________________

(выбирается по iUrr i8i4U-Y2j
13* Наибольшая допустимая безвозвратная потеря давления от уста

новки сужающего устройства при расходе, указанном в п.Х2 -  
по расчету

14 , Действительный внутренний диаметр трубопровода перед сужаю
щим устройством при температуре 20оС -  125. мм

15 , Марка материала трубопровода -  сталь

16 , Коэффициент линейного расширения (температурный коэффициент)
материала трубопровода при температуре, указанной в п .6_____

1 7 . Количество пар отборов давления на одной диафрагме -  одна

18 . Пределы измерения дополнительной записи давления______ кгс/см2
(заполняется только для дифманометров сильфонных самопишущих
с дополнительной записью давления)•

1 9 . Дополнительные сведения по усмотрению заказчика и по требова
ниям, оговоренным в справочных материалах завода-изготовителя, 
на заказываемый комплект ________________________________________

2 0 . Наименование организации, заполнившей опросный лист, и её 
адрес: ______ ______________________________

Проектная организация:

Ведущий технолог t г
(фамилия и подпись; (телефон!

Отдел КИП и А
(исполнитель) ____________

(фамилия и подпись) (телефон!

Заказчик:

Руководитель предприятия

М.П.

бт

^фамилия и подпись;



9 0 3 -1 -/<К? Ал.8*3

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ « 33

для заказа дисЬманометра-расходомера жидкости 
с сужающим устройством

Позиция В X -5 I Спецификация В 1-КШ

1 . Заказчик__________ ____________ ________________________
2 .  Почтовый» телеграфный адрес, телефон и телетайп заказ

чика ___________________________________________________ ,

3 . Название агрегата, для обслуживания которого нужен рас
ходомер -  трубопровод цромывочной воды

4 . Подлежит заказу:
4 .1 .  Диафрагма ДК6-80-П-а/б-4 I  шт.
4 .2 .  Уравнительные сосуды нет
4 .3 .  Разделительные сосуды нет
4 *4 , Вентильный блок нет
4 .5 .  Фильтр с редуктором нет

4 .6 .  Дифманометр ДСП-780Н I  шт.
4 .7 .  Вторичный прибор -  шт.

5 .  Измеряемая жидкость вода
6 . Температура измеряемой жидкости перед сажающим устройст-

7 .  Давление измеряемой жидкости перед сужающим устройством:
7 .1 .  Рабочее (избыточное) 1 ,5  кгс/см2
7 .2 .  Максимальное (избыточное) 1 ,5  кгс/см2

8 . Плотность измеряемой жидкости (для веды не заполняется):
8 .1 .  При температуре, указанной в п .6 , и давлении по

S .7 . I .  _______ ____________ кг/мЗ
8 .2 .  При температуре 20°С и давлении, указанном в

д .7 .1 .  ______________ _  кг/мЗ

9 . Динамическая вязкость измеряемой жидкости (для воды не
заполняется) при температуре, указанной в п .6 , я давле
нии по п .7 .1 . ______ _ кгс*с/и2 или Па«с

10 . Плотность разделительной жидкости цри температуре разде
лительных сосудов и атмосферном давлении кг/мЗ

11. Средний расход 26 ,5  мЗ/ч
1 2 . Требуемый заказчиком верхний предел шкалы тшбора (по

расходу) 32 кЗ/ч

17077- if6  Форма УОЯ-1-74

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ & 33

1 3 . Наибольшая допустимая безвозвратная потеря давления от установки 
сужающего устройства цри расходе, указанном в п .12 -  по расчёту

14 . Действительный внутренний диаметр трубопровода перед сужающим 
устройством цри температуре 20ОСГ -  82 мм

15. Марка материала трубопровода -  сталь

1 6 . Коэффициент линейного расширения (температурный коэффициент)
материала трубопровода при температуре, указанной в п .6 .........

17 , Количество пар отборов давления на одной диафрагме -  одна

18 , Пределы измерения дополнительной записи давления кгс/см2
(заполняется только для дифманометров сильфонных самопишущих с 
дополнительной записью давления)•

1 9 , Дополнительные сведения по усмотрению заказчика и по требованиям,
оговоренным в справочных материалах завода-изготовителя, на зака
зываемый комплект _ _ ............  .......

2 0 . Наименование организации, заполнившей опросный лист, и её 
а д р е с : _____________________________________________

Проектная организация:

Ведущий технолог ________________________ _ _____________
(фамилия и подпись; Стеле фон)

Отдел КИП и А
(исполнитель) ___________________ .

(фамилия и подпись) (телефон;

Заказчик:

Руководитель предприятия . ________________
(фамилия и подпись)

МЛ.

бт



903-1-/<Я? Ал.8 .3 81

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ М 34

для заказа дифманометра-расходомера жидкости 
с сужающим устройством

Позиция В X -52, Х -53, Спецификация В 1-КИП
X—54 , X—55

1 . Заказчик___________________________________________________

2 .  Почтовый, телеграфный адрес, телефон и телетайп заказчи
ка____________________________________________________________

3 .  Название агрегата, для обслуживания которого нужен расхо
домер -  трубопроводы исходной воды к Н-катионитным фильт
рам

4 . Подлежит заказу:
4 .1 .  Диафрагма ДК6-80-П-а/б-3 4 шт.
4 .2 .  Уравнительные сосуды нет
4 .3 .  Разделительные сосуды нет
4 .4 .  Вентильный блок нет
4 .5 .  Фильтр с редуктором нет
4 *6 . Дифманометр ДСП-780Н 4 шт.
4 .7 .  Вторичный прибор -  штд

5 . Измеряемая жидкость вода
6 . Температура измеряемой жидкости перед сужающим устройст

вом 20ОС

7 .  Давление измеряемой жидкости перед сужающим устройством:
7 .1 .  Рабочее (избыточное) 3 ,7 6  кгс/см2
7 .2 .  Максимальное (избыточное) 3 ,7 6  кгс/см2

8 .  Плотность измеряемой жидкости (для воды не заполняется):

8 .1 .  При температуре, указанной в п .6 , и давлении по
п .7 .1 ._____________________________________ кг/мЗ

8 .2 .  При температуре 20*^0 и давлении, указанном в п .7 .1 .
____________________________________________ кг/мЗ

9 .  Динамическая вязкость измеряемой жидкости (для веды
не заполняется) при температуре, указанной в п .6 , и дав
лении по п .7 .Г ;________ ________________кге -с/м2 или Па«с

1 0 . Плотность разделительной жидкости цри температуре разде
лительных сосудов и атмосферном давлении________ __ кг/мЗ

тп'чб Форма УОЯ-1-74

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ № 34

11 . Средний расход -  20 ,2  мЗ/ч
1 2 . Требуемый заказчиком верхний предел шкалы црибора (по расходу) -  

-  25 мЗ/ч

1 3 . Наибольшая допустимая безвозвратная потеря давления от установки 
сужающего устройства при расходе, указанном в п .12, по расчету

1 4 . Действительный внутренний диаметр трубопровода перед сужающим
устройством цри температуре 20<ХГ -  82 'мм

1 5 . Марка материала трубопровода -  сталь
1 6 . Коэффициент линейного расширения (температурный коэффициент) ма

териала трубоцровода при температуре, указанной в п .6  ____________

1 8 . Пределы измерения дополнительной записи давления кгс/см2
(заполняется только для дифманометров сильфонных самопишущих с до
полнительной записью давления)•

19 . Дополнительные сведения по усмотрению заказчика и по требованиям,
оговоренным в справочных материалах завода-изготовителя, на заказы
ваемый комплект ____________________ ____________________________________

2 0 . Наименование организации, заполнившей опросный лист, и ее адрес:

Проектная организация:

Ведущий технолог_______________________ _________________ _
^фамилия и подпись; (телефон;

Отдел КИП и А
(исполнитель) . ________ ______________

(фамилия и подпись) (телефон;

Заказчик:

Руководитель предприятия

М.П,
(фамилия и подпись)
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ОПРОСНЫЙ ЛИСТ «  35

для заказа дифманометра-расходомера жидкости 
с сужающим устройством

Позиция Я Х-56 Спецификация Я 1-КИП

1 . Заказчик_____________________________________ ___________
2 .  Почтовый, злеграфный адрес, телефон и телетайп заказ

чика __ ______ ________________________________________

3 .  Название агрегата, для обслуживания которого нужен рас
ходомер -  трубопровод буферного фильтра

4 ,  Подлежит заказу:
4 .1 ,  Диафрагма ДК6-50-П-а/б-3 I  шт.
4 .2 ,  Уравнительные сосуды нет
4 .3 ,  Разделительные сосуды нет
4 . 4 ,  Вентильный блок нет
4 .5 ,  Фильтр с редуктором нет
4 .6 ,  Дийманаметр ДСП-780Н I  шт.
4 .7 ,  Вторичный прибор -  шт.

5 .  Измеряемая жидкость вода
6 . Температура измеряемой жидкости перед сажающим устройст-

7 .  Давление измеряемой жидкости перед сужающим устройством:
7 .1 .  Рабочее (избыточное) 3 ,6  кгс/см2
7 .2 .  Максимальное (избыточное) 3 ,6  кгс/см2

8 . Плотность измеряемой жидкости (для веды не заполняется):
8 .1 ,  При температуре, указанной в п .6 , и давлении по

п .7 .1 . _______________ _____________ кг/мЗ
8 .2 .  При температуре 20°С и давлении, указанном в

п .7 .1 . ____________________  . кг/мЗ

9 . Динамическая вязкость измеряемой жидкости (для вода не
заполняется) при температуре, указанной в п .6 , и Давле
нии по п .7 .1 . кгс*с/м2 или Па.с

10 . Плотность разделительной жидкости при температуре раз
делительных сосудов и атмосферном давлении_______ кг/мЗ

1 1 . Средний расход 11 ,2  мЗ/ч
12. Требуемый заказчиком верхний предел шкалы прибора (по

расходу) 12 ,о  мЗ/ч

Форма УОД-1-74J7 0 7 7 -1/6 

ОПРОСНЫЙ Ж Т  Я 35

1 3 . Наибольшая допустимая безвозвратная потеря давления от установки 
сужающего устройства при расходе, указанном в п .12 , по расчёту

1 4 . Действительный внутренний диаметр трубопровода перед сужающим
устройством при температуре 20°СГ -  51 ш

1 5 . Марка материала трубопровода -  сталь

1 6 . Коэффициент линейного расширения (температурный коэффициент) 
материала трубопровода при температуре, указанной в п .6

1 7 . Количество пар отборов давления на одной диафрагме -  одна

1 8 . Пределы измерения дополнительной записи давления _ _ _ _ _ _ _ _  кгс/си2
(заполняется только для дифманометров сильфонных самопишущих с 
дополнительной записью давления)•

1 9 . Дополнительные сведения по усмотрению заказчика и по требованиям,
оговоренным в справочных материалах завода-изготозителя, на заказы
ваемый комплект _____________ _____ ,___________________________ ________

2 0 . Наименование организации, заполнившей опросный лист, я её адрес:

Проектная организация:

Ведущий технолог . ,г ________________ ________ . , . . .
(фамилия и подпись) (телефон)

Отдел КИП и А
(исполнитель) . _____________________________  ...

(фамилия и подпись) i телефон/

Заказчик:

Руководитель предприятия
(фамилия и подпись;
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ОПРОСНЫЙ ЛИСТ Я 36

для заказа дифманометра-расходомера жидкости 
с сужающим устройствам

Позиция Я Х-57 Спецификация Я 1-КИП

1 . Заказчик_________________________________________________ f

2 .  Почтовый, телеграфный адрес, телефон и телетайп заказ
чика __________________________ _____  '

3 .  Название агрегата, для обслуживания которого нужен расхо
домер -  коздзнсатоггровод перед фильтрами

4 . Подлежит заказу:
4 .1 .  Диафрагма ДК6~50-П-а/б-3 I  шт.

4 .2 .  Уравнительные сосуды нет
4 .3 .  Разделительные сосуды нет
4 .4 .  Вентильный блок нет
4 .5 .  Фильтр с редуктором нет

4 .6 .  Дифманометр ДСП-780Н I  шт.
4 .7 .  Вторичный прибор -  шт.

5 .  Измеряемая жидкость конденсат
6 . Температура измеряемой жидкости перед с|жаюпцш устройст-

7 .  Давление измеряемой жидкости перед сужающим сужающим 
устройством:
7 .1 .  Рабочее (избыточное) 4 ,5  кгс/см2
7 .2 .  Максимальное (избыточное) 4 ,5  кгс/см2

8 .  Плотность измеряемой жидкости (для воды не заполняется):
8 . 1 .  При температуре, указанной в п .6 , и давлении по

п .7 Д ._ _________  __ __________ кг/мЗ
8 .2 .  Пои температуре 20°С и давлении, указанном в

п .7 .1 . ____________   _  кг/мЗ

9 .  Динамическая вязкость измеряемой жидкости (для боды не
заполняется) гои температуре, указанной в п .6 , и давле
нии по п .7 .1 .  кгс.с/м2 или Па*с

1 0 . Плотность разделительной жидкости црй температуре раз
делительных сосудов и атмосферной давлении кг/мЗ

11. Средний расход II»  2 мЗ/ч

-  89 Форма УОЯ-1-74ПО 77- 46 
ОПРОСНЫЙ ЛИСТ Я 36

12 . Требуемый заказчиком верхний предел шкалы прибора (по расходу) -  
-  12,5 мЗ/ч

1 3 . Наибольшая допустимая безвозвратная потеря давления от установки
сужающего устройства при расходе, указанном в п .12, _ _ _ _ .  
_____________________ кгс/см2

14 . Действительный внутренний диаметр трубопровода перед сужающим
устройством при температуре 2QQCT мм

15 . Марка материала трубопровода -  сталь

1 6 . Коэффициент линейного расширения (температурный коэффициент) 
материала трубопровода цри температуре, указанной в п .6

17 . Количество пар отборов давления на одной диафратае -  одна

1 8 . Пределы измерения дополнительной записи давления________ кгс/см2
(заполняется только для дифманометров сильфонных самопишущих с 
дополнительной записью давления) •

1 9 . Дополнительные сведения по усмотрению заказчика и по требованиям,
оговоренным в справочных материалах завода-изготовителя, на зака
зываемый комплект ________________ ____________________ _

2 0 . Наименование организации, заполнившей опросный лист, и её адрес:

Проектная организация:

Ведущий технолог_____________________________________ .
(фамилия и подпись) vтелефон;

Отдел КИП и А
(исполнитель) ____________________ ,____________ _ .

(фамилия и подпись) tтелефон;

Заказчик:

Руководитель предприятия __________________
(фамилия и подпись)

М.П.

бт



903-1-*# ? Ал.8.3 90
ОПРОСШЙ ЛИСТ В 37

для заказа дифманаметра-расхо,] 
с сужающим устройством

жидкости

Позиция В Х=58 Спецификация В 1-КИП

I .  Заказчик__________________________________ ____________
2 в Почтовый, телеграфный адрес, телефон и телетайп заказ

чика ___ _____________________ .

3.

4 .

5*
6-

Название агрегата, для обслуживания которого нужен 
расходшер -  коаденсатоцровод после фильтров

Подлежит заказу:
4 .1 *  Диафрагма ДК6-50-П-а/б-2 I  шт.
4 ,2*  Уравнительные сосуды нет
4 ,3 *  Разделительные сосуды нет
4 .4 .  Вентильный блок нет
4 .5 .  Фильтр с редуктором нет

4 ,6 *  Дифманометр ДСП-780Н I  шт.
4 .7 *  Вторичный прибор -  шт.

Измеряемая жидкость конденсат
Температура измеряемой жидкости перед сужающим устройст
вом 40°С

7 . Давление измеряемой жидкости перед сужающим устройствам:
7 .1 *  Рабочее (избыточное) 4 ,5  кгс/см2
7 .2 .  Максимальное (избыточное) 4 ,5  кгс/см2

8 . Плотность измеряемой жидкости (для воды не заполняется):
8 .1 .  При температуре, указанной в п.б, и давлении по

п .7 .1 . ______________ _ кг/мЗ

8 .2 .  При температуре 20°С и давлении, указанной в
п .7 .1 . ___________________ _ кг/мЗ

9 . Динамическая вязкость измеряемой жидкости (для воды
не заполняется) при температуре, указанной в п .6, я 
давлении по П.7.Г._______ __ кгс*с/м2 или Па»с

Ю. Плотность разделительной жидкости при температуре раз
делительных сосудов и атмосферном давлении кг/мЗ

I I .  Средний расход 9 ,5  мЗ/ч

/7077- 06 Ферма УОЕ-1-74

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ В 37

1 2 . Требуемый заказчиком верхний предел малы прибора (по расходу) -  
-  10 мЗ/ч

1 3 . Наибольшая допустимая безвозвратная потеря давления от установки 
сужающего устройство при расходе, указанном в п .12 , по расчёту

1 4 . Действительный внутренний диаметр трубопровода перед сужающим 
устройством цри температуре 200(Г -  51 мм

15 . Марка материала трубопровода -  сталь

1 6 . Коэффициент линейного расширения (температурный коэффициент) материс 
ла трубопровода при температуре, указанной в п .6

17. Количество пар отборов давления по одной диафраше -  одна

18. Пределы измерения дополнительной записи давления________ _ кгс/см2
(заполняется только для дийманометров сильфонных самопишущих с 
дополнительной записью давления) •

19. Дополнительные сведения по усмотрению заказчика и по требованиям,
оговоренным в справочных материалах завода-нзготовитедя, на заказы
ваемый комплект____ _

2 0 . Наименование организации, заполнившей опросный лист, я её адрес:

Проектная организация:

Ведущий технолог ___ _____________________
; фамилия и подпись;

Отдел КИП и А
(исполнитель) .. - -

L фамилия и подписи

Заказчик:

г '(телефон) 

(телефон)'

Руководитель предприятия 

М.П.
Т^амилия и еодписьТ
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ОПРОСНЫЙ ЛИСТ Я 38

для заказа ди£мзнометра-расходомера ходкости 
с сужающим устройством

Позиция Я Х-59 Спецификация й 1-КИП

I .  Заказчик_____________ ______ __
2» Почтовый» телеграфный адрес» телефон и телетайп заказ-

3
4,

5,
6 ,

Название агрегата, для обслуживания которого нужен расг- 
ходшер -  трубопровод цр смывочной воды
Подлежит заказу:
4 ,1 ,  Диафрагма ДК6-50~П-а/б-2 I  ШТ,
4 .2 , Уравнительные сосуды нет
4 .3 , Разделительные сосуды нет
4 .4 , Вентильный блок нет
4 .5 , Фильтр с редуктором нет
4 ,в ,  Дифданометр ДСП-780Н I  шт.
4 ,7 , Вторичный прибор -  шт.
Измеряемая жидкость вода
Температура измеряемой жидкости перед сужаюци^устройст-

7 ,  Давление измеряемой жидкости перед сужающим устройством:
7 .1 ,  Рабочее (избыточное) 1,28 кгс/см2
7о2, Максимальное (избыточное) 1,28 кгс/см2

8 , Плотность измеряемой жидкости (для воды не заполняется):
8 .1 , При температуре, указанной в п,6» и давленшую

8 .2 , При температуре 20°С и давлении,, указанном в п .7 ,1 ,
____________________________ нг/мЗ

9 о Динамическая вязкость измеряемой жидкости (для воды не
заполняется) при температуре, указанной в п.6, и давлении - 
по д .7 ,1 « ______кгс*с/м2 или Па .с

10, Плотность разделительной жидкости ври температуре раздели
тельных сосудов и атмосферном давлении_________ _ кг/мЗ

11, Средний расход 2,68 мЗ/ч

Форма УОЛ-1-74
/ 7 0 7 7 - i/6 

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ & 38

13, Наибольшая допустимая безвозвратная потеря давления от установки 
сужающего устройство цри расходе, указанном в п.12, по расчёту

14, Действительный внутренний диаметр трубопровода перед сужающим
устройством при температуре 20°СГ -  51 ш

15, Марка материала трубопровода -  сталь
16, Коэффициент линейного расширения (температурный коэффициент) материа

ла трубопровода при температуре, указанной в п.6 .

17, Количество пар отборов давления на одной диафрагме -  одна
18, Пределы измерения дополнительной записи давления __________кгс/сий

(заполняется только для дМманометров сильфонных самопишущих с допол
нительной записью давления; •

19, Дополнительные сведения по усмотрению заказчика и по требованиям,
оговоренным в справочных материалах завода-изготовителя, на заказывае
мый комплект .

20. Наименование организации, заполнившей опросный лист, и её адрес:

Проектная организация:

Ведущий технолог _ _ ____________ _ _ ____________ _________
1 фамилия и подпись; <.телефон;

Отдел КИП и А
(исполнитель) __________________ _______________ _

Iфамилия и подпись; (телефон)

Заказчик:

Руководитель предприятия ___________________________________ _
(фамилия и подпись)

М.П,
бт
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ОПРОСНЫЙ ЛИСТ № 39

для заказа дифманометра-расхсдомера жидкости 
с сужающим устройством

Позиция № Х-60 Спецификация & 1-КИП

1 . Заказчик___________  __________ ________
2 .  Почтовый, телеграфный адрес, телефон и телетайп заказ

чика _______________________________ ___________________

3.

4 .

5 .
6.

Название агрегата, для обслуживания которого нужен 
расходомер -  трубопровод воды перед эжектором

Подлежит заказу:
4*1* Диафрагма ДК6-50»П-а/б-2 I  шт.
4 *2 , Уравнительные сосуды нет
4 .3 ,  Разделительные сосуды нет
4 .4 , Вентильный блок нет
4 .5 ,  Фильтр с редуктором нет

4 .6 .  Дифманометр I  шт.
4 .7 .  Вторичный прибор -  шт.

Измеряемая жидкость вода
Температура измеряемой жидкости перед сужающим устрой
ством 20°С

7 .

8.

Давление измеряемой жидкости перед сужающим устройством:

7 .1 .  Рабочее (избцточное)
7 .2 .  Максимальное (избыточное)

3 .5  кгс/см2
3 .5  кгс/см2

Плотность измеряемой жидкости (для воды не заполняется):
8 .1 . фи температуре, указанной в п .6 , и давлении по

п .7 .1 ._________________ ___________ _______ кг/мЗ
8 .2 . фи температуре 20°С и давлении, указанном в

п *7 .1 . _________ ____________ ,________ кг/мЗ

9 .  Динамическая вязкость измеряемой жидкости (для воды не 
заполняется) при температуре, указанной в п .6 , и давлении 
по п .7 .1 . _______ _________ _ кгс.ц/м2 или Па.с

10. Плотность разделительной жидкости при температуре разде
лительных сосудов и атмосферном давлении_________ кг/мЗ

.  Средний расходII, 17 ,8  кЗ/ч

Форма УСШ-Х-74
/ 7 0  7 7 -  //6  

ОПРОСНЫЙ ЛИС! Я 39

12 . фебуемый заказчиком верхний предел шкалы прибора (по расходу) ~

13. Наибольшая допустимая безвозвратная потеря давления от установки 
сужающего устройства при расходе, указанном в д .22 , по расчёту

14. Действительный внутренний диаметр трубопровода перед сужаюзцш 
устройством при температуре 20°(Г -  51 мм

15 . Марка материала трубопровода -  сталь
16 . Коэффициент линейного расширения (температурный коэффициент)

материала трубопровода при температуре, указанной в п .6  .

17 . Количество пар отборов давления на одной диафрагме -  одна

1 8 . феделы измерения дополнительной записи давления ,, , ,, . кго/ш2 
(заполняется только для дифманометров сильфонных СЖошадуадх с 
дополнительной записью давления).

19. Дополнительные сведения по усмотрению заказчика и по требованиям,
оговоренным в справочных материалах завода-язготовителя, на заказ 
ваемыи комплект ......

2 0 . Наименование организации, заполнившей опросный лист, я  её адресу__

Проектная органа задан:

Ведущий технолог _____________ ____________________
Л фамилия и подпись; t телефон/

Отдел КИП и А
(исполнитель ) _______________________________ _ .

(фамилия и подпись) (телефон)

Заказчик:

Руководитель предприятия __________________________  _
Ч фамилия я подпись;

М.Д.
бт
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ОПРОСНЫЙ ЛИСТ & 40

для заказа дифманометра-расходамвра жидкости 
с сужающим устройством

Позиция J& X -8I Спецификация JS 1-КИП

I *  Заказчик _______________________ ______________________ __
2 .  Почтовый, телеграфный адрес, телефон и телетайп заказчика

3 .  Название агрегата, для обслуживания которого нужен расхо
домер -  трубопровод химочищенной веды на разбавление щело-

4,

5,
6 ,

Подлежит заказу:
4 .1 *  Диафрагма ДК6-50-П-а/б-2 1 шт.
4 .2 .  Уравнительные сосуды нет
4 .3 *  Разделительные сосуды нет
4*4* Вентильный блок нет
4 .5 *  Фильтр с редуктором нет
4*6* Дифманометр ДСС-780Н 
4 07* Вторичный прибор

I  шт* 
-  шг.

Измеряемая жидкость вода
Температура измеряемой жидкости перед 
в ш

сужающим^стройст-

7 .  Давление измеряемой жидкости перед сужающим устройством:
7*1* Рабочее (избыточное) 0 ,8  кгс/см2
7 .2 .  Максимальное (избыточное) 0 ,8  кгс/см2

8 . Плотность измеряемой жидкости (для воды не заполняется):
8*1» При температуре, указанной в п .6 , и давлении по 

п .7 . I p кг/мЗ
8 .2 * При температуре 20°С и давлении, указанном в 

д .7 .1 . ________ _ кг/мЗ

9* Динамическая вязкость измеряемой жидкости (для воды не 
заполняется) при температуре, указанной в п .6, и давлении 
по п«7.1.  кгс*с/м2 или Па.с

10. Плотность разделительной жидкости цри температуре раздели
тельных сосудов и атмосферном давлении____________ кг/мЗ

I I .  Средний расход -  7 мЗ/ч

/7<?77- 1/е Форма УОЕ-1-74

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ J& 40
12. Требуемый заказчиком верхний цредел шкалы црибера (по расходу) -  

-  8 мЗ/ч
13. Наибольшая допустимая безвозвратная потеря давления от установки 

сужающего устройства при расходе, указанном в п.12, по расчёту

14. Действительный внутренний диаметр трубопровода перед сужающим 
устройством при температуре 20чГ -  51 мм

15. Марка материала трубопровода -  сталь
16. КоэсШциент линейного расширения (температурный коэффициент) 

материала трубопровода при температуре, указанной в п .6

17 . Количество пар отборов давления на одной диафрагме -  одна

18. Пределы измерения дополнительной записи давления _ _  кгс/см2 
(заполняется только для дифманометров сильфонных самопишущих с 
дополнительной записью давления) •

19 . Дополнительные сведения по усмотрению заказчика и по требованиям,
оговоренным в справочных материалах завода-изготовителя, на зака
зываемый комплект__.______ -

2 0 . Наименование организации, заполнинией опросный лист, и её 
адрес: . .

Проектная организация:

Ведущий технолог
(фамилия и подпись; К телефон)

Отдел КИП и А 
(исполнитель)

(фамилия и подпись} t телефон/

Руководитель предприятия

М.П,

бт

(фамилия и подпись/
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УТВЕРЖДАЮ

Начальник_____________________________

« ____ »  ______________________ т ___г

17077-1/е

Генеральная проектная организация_________________________

Проектная организация -  разработчик , Д ^ .У ^ ^ Р О Д Р О Ц ,

Комплектующая организация ________________________________

Отрасль народного мордаст»*

Министерство (ведомство) - заказчик_______________________

Главное управление министерства (объединение) ___________

— 9ч —
Формы N*

Коды
0601017

Предприятие_________________________________________ __________ ____

Объект (производственная мощность) КоТеЛЬН8Я С ТТ36МЯ ВОДОГРбЙШМЗ
Ептдаш К В - Г М - 5 0 ___________________ ________________________

ГУМТС ( УМТС)__________ __________ ___________________________
Часть ( раздел) проект* ОТрДДбНИб Д  ВвВТШШЦЯЯ____
Срок ввода в  эксплуатацию

ЗАКАЗНАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ № 1ЧВ «• «__
вентиляционное оборудование и типовую арматуру

Всего вистов _  

Лист N- __ £

(ВИД ОБОРУДОВАНИЯ, ИЗДЕЛИЯ И МАТЕРИАЛОВ, ПОСТАВЛЯЕМЫХ ЗАКАЗЧИКОМ)
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Наименование и техническая характеристика
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Принятая потребность на 197 г

Вс
ег

о

В ТОМ ЧИСЛЕ ПО КВАРТАЛАМ

Ст
ои

мо
ст

ь В
СЕ

ГО
, 

ТЫ
С 

РУ
БНАИМЕ

НОВАНИЕ КОД I 11 ш IV

1 2 3 4 5 6 7 в 9 10 и <2 13 14 15 16 17 18 19

Вентиляторный агрегат с вибро- А4-Х05- 
изоляторами комши: -2 К-Т I

а/ центробежный вентилятор 
исполнение X» положение 
ПО0

Ц4-70-4 Крюковский 
вентилятор
ный завод

шт* I

б/ электродвигатель 

п -  Х400 об?шш*

4А80А4 - и- » I

Вентиляторный агрегат с виб» 
роизоляторамй комшг.:

А2.5095-
- I к~т I

а/ центробежный вентилятор 
исполнение X, положение 
ПО0 Ц4-70-2.5 К-Т I

б/ электродвигатель 
/Vs 0Д21Г кВт ; 
п -  1400 об/кин. 4AA5SA4 w I

L
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Пред п ри я ти е  ............. ......................... ................ . - ........ —

Объект (производственная мощность! КоТбЛЬНЭЯ С ТР6МЯ В ОД О* 
грейиыми кртлами КВ-ГМ-50__________ ЗАКАЗНАЯ С П ЕЦ И Ф И К А Ц И Я  № _ ir ®

/ 7 0 7 7 -  //6 ( ПРОДОЛЖЕНИЕ) 
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Принятая потребность на 197 г
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в ТОМ ЧИСЛЕ ПО КВАРТАЛАМ
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нование код 1 II III IV

1 г 3 4 9 б 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
•

<9

3 В2 Крншнай вентилятор с электро- 
двигателем л /ж  0 ,3 7  кВт; 

п  »  910 об/шн.

КЦЗ-90-
- 4
4А7ХА6У2

Вентсшле- 
ский венти
ляторный 
завод

к-т I

4 ВЗ Осевой оконный вентилятор с 
электродвигателем 

^ ш  0 ,035 кВт, 
п  »  1400 об/шн.

В0Х0-У2 Харьковский 
электроал- 
паратный за
вод

п I

5 3 4 Пластмассовый вентилятор 
исполнение X, приложение 
ПДО с  электродвигателем 

л / •  0 ,5 5  кВт,

Ц4-76-
-2 ,5 к

4АА63В2

Борисоглеб
ский чугуно
литейный 
завод

п I

я  я  2740 об/шн.

6 В5 Осевой вентилятор с электро
двигателем /уSt 0 ,1 2  кВт,

Г7 S  1375 об/мин.

06-300-
- 4
4АА56А4

Учреждение
ЯЭ-308/89 п I

7 АХ Отопительный агрегат ОТ-ЮО Трест ”Сан- 
тездаталъ", 
механичес
кий завод J5I, 

г.Горький

я

»

3

3 Щ Калорифер

К  ы «*20°С КНБ6-П о т. I

U  s  -зо°с КВБ7-Д Учреждение в» I

-40°С КВБ8-П Я1-6Х/4

) Щ Клапан воздушный утеплен- 
щй с исполнительным м з- 
ханизмом МЭО-Ю/ХОО

КВУ
1000К
Х600Э

Вентсш лс- 
ский венти
ляторный 
завод

» I

10 Ш Фильтр ФЯР Учреждение
УС-319/56 я 4
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Предприятие ■
Объест (производственная м о щ но сть ) КоТвЛЬНЗЯ С ТрвМЯ
водогрейными котлами КВ-ГМ-50_______

Наименование и техническая характеристика 
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« _____ » ____________________________ 197____г.
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Вентиль запорный муфтовый 
для воды Ру s  ю  кгс/см2

Ы  50°С 6  25 15ч8р шт

6 BK-2I Пожарный кран 
Вентиль запорный» ь/уфтовый 
для воды Ру в  Ю кгс7см2 
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Проектная организация -  разработчик ДЭиУлДроПроМ________  — -----------------------
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Министерство (ведомство) - заказчик ------------------------------------------------------------------------- -----------------------------
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Принятая потребность на 197 г. 
S ТОМ ЧИСЛЕ ПО КВАРТАЛАМ
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С. 
РУБ

.наиме
нование

код 1 11 III IV

1 г 3 4 s 6 7 в 9 10 и 12 13 14 15 16 17 18 19

Вашавт для закрытой системы

I Н Б К - 4 Задатка фланцевая для во - 
д а р у  =  1б ктс/см2

£ =  223°С, 6  150 ЗОчббр шт. 2

3 Н Е К - 4 То а е ,  6  250 ЗОчббр О 3

3 «шИ«. Обратный клапан / 250 19ч16р а
I

4 Водомер турбинный марки 
ВТ-150

г о с т
1416-76 99

I

Главный инженер проекта
Думан

Заказчик /руководитель 
строящегося предприятия/

Руководитель комплектующей 
организации
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УТВЕРЖДАЮ :
Начальник__________________________________

« ______» _____________________________ 197___ г.

ЮЗ Ю077- 1/£

Генеральная проектная о р га н и з а ц и я ------------------------------------------------------------

Проектная организация -  разработчик . .  Д а Т Г Ш Г р О П р о М

Комплектующая организация________ __ ,  ----------— , — - , .

Отрасль народного хозяйства____________ __________________ —

Министерство (ведомство) - заказчик-------------------------------------------------

Главное управление министерства ( объединение) ------------------------ --

Коды

Формы N* 0901017

Предприятие ............. - ...... -  -----------------------------------

Объект (лроимдо™ » » ------------- - Ы вДЬНЗЯ О ТреЧЯ ВОДОГрейШМИ
котлам KB-IM-50_______________________________________

ГУМТС (УМТС)____________________________________ ___ _____________
Часть  ( р а зд е л ) проекта Т в Ш Ю В Ы в  с е т и

Срок ввода в  эксплуатацию.

ЗАКАЗНАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ Nв I-TC
Всего листов .

от «. 197. . Г.

ма трубопроводную арматуру и контрольно-измерительные дриборн
(ВИД ОБОРУДОВАНИЯ, ИЗДЕЛИЯ И МАТЕРИАЛОВ, ПОСТАВЛЯЕМЫХ ЗАКАЗЧИКОМ)

Лист N£

Трубопроводная арматура

I Вентиль запорный фланцевый 
Ду-50

I5 c22hs

г То из, Ду-32 15с27юк1

3 То не, Ду-25
4 То же, Ду-15 шт™

5 То же, Ду-40 15кч19п

6 То же, Ду-32 15кч16п1

7 То же, Ду-25 15кч19л

Георгиев
ский арма
турный за
вод

от. 3742I4I028 2

Курганский
арматурный
завод

т 3742I3I033 4

3742I2I0I8 3
« 3742III033 4

Запорожское 
ц .о . Арма

«9 3732I2I039 2

тура" 
То же с* 3732I2I005 4

Семеновский
арматурный
завод

« 3732III039 2

L

ВС
ЕГ

О,
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Пгедприятие.

Ал. 8 .3 -  т )  -

Объект (производственная мощность! К р Т 6 Д Ь Н 8 Я  С

трацст влдлгрвйнншг кптлями КВ-ГМ-50
ЗАКАЗНАЯ СП ЕЦ И Ф И КА Ц И Я №  ,И°.

( ПРОДОЛЖЕНИЕ) 

ВСЕГО ЛИСТОВ _

Лист_____ 2_

«и «-5 5а

рг р

Наименование и техническая характеристика 
ОСНОВНОГО И КОМПЛЕКТУЮЩЕГО ОБОРУДОВАНИЯ, 
ПРИБОРОВ, АРМАТУРЫ, МАТЕРИАЛОВ, КАБЕЛЬНЫХ 

И ДРУГИХ ИЗДЕЛИЙ

г. S8
Ь‘ §3
1 1 1 5
?< s i
H i?

s i s

iH
I I I
r - I I1 5 i  *

Единица
измерения

НАИМЕ
НОВАНИЕ код

1 г 3 4 5 6

8 Регулятор расхода Лу-25 РР Рижский за
вод "Комму
нальник1*̂

ШТ.

9
10

Термореле биметаллическое 
Счетчик холодной воды 
Ду-20

ТРБ-2

УБК

То же компл
ШТ.

I I Клапан обратный подъем
ный Ду-40

16кч
9п1

Запорож
ское п .о . 
"Арматура"

1»

12 Подогреватель водо
водяной Дн-57 ^-4000 мм 
из 5 секций, 020СТ 34*588-68 I»

13
14

Кран Ду-15 для манометров 
Закладная конструкция

I4MI-I6
Зк4-4б-
-76

*

«

15 Закладная конструкция 3K4-I-76 «V

2 . Контвольно-измештельные ггоибош

I Манометр технический 
0  160 со шкалой 
0 + 16 КГС/СМ2

МТП Томский ма
нометричес
кий завод ШТ.

2
3

То же, со шкалой 0+10 кгс/см2 
То же, со шкалой 0+6 - " -

Ият «м§п То же 0 ШТ.
4 Термометр ртутный техничес

кий прямой П-5 в оправе £  I
ТТ Кжнское

п .о .Т е п -
локонтроль"

п

5
6

То ж е, в оправе & I  
То же, угловой У -4 в опра
ве JS I

W То же
ттПтт

т

п

Код оборудования ,
МАТЕРИАЛОВ $ * £ щШ О U4 ££ е
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Главный инженер проекта

са
А. Души

Заказчик /руководитель 
строящегося предприятия/

Руководитель
комплектующей организации

L
Типовой проект 903-1-183

http://files.stroyinf.ru/Index2/1/4293742/4293742044.htm

