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В В Е Д Е Н И Е

Тема "Исследование показателей надежности л ремонтопригодности 
средств автоматизации технологических процессов ОФп включает раз-* 
работку руководящих технических материалов» регламентирующих тре
бования в надежности средств автоматизации технологических про
цессов ОФ.

В 1972г. филиалом разработаны и ЮТ СССР утверждены "Временные 
нормативы надежности и ремонтопригодности средств автоматизации 
обогатительных фабрик". Оценки безотказности и ремонтопригоднос
ти вошедшие в вышеуказанные РТМ, получены в результате экономи
ческих обоснований уровней безотказности систем автоматического 
регулирования» применяющихся на ОФ.

Степень соответствия используемых на ОФ приборов и средств авто
матики требованиям вышеуказанных нормативов можно оценить путем 
получения фактических значений показателей безотказности и ремонте- 
пригодности и сравнения их с заданными требованиями.

Как показали проведенные исследования (см. табл Л ) :
-  более 35% приборов не удовлетворяют требованиям РТМ по без

отказности;
-  показатели фактической ремонтопригодности ниже заданных в РТМ 

имеют более 70% приборов и средств автоматики.
Следовательно» необходимо принять специальные меры повышения 

надежности КИП и средств автоматики» входящих в состав систем 
автоматизации ОФ. Однако» проведение специальных мероприятий свя
зано с внедрением методов повышения надежности на предариатиях- 
изготовитедях КИП и средств автоматики. Эти методы должны быть 
рекомендованы на основании тщательного анализа большого объема 
статистического материала об отказах систем автоматизации на ОФ. 
Сбор и обработка статистического материала нужнбго объема и дос
товерности связан со значительными затратами труда и времени.

В создавшейся ситуации наиболее рациональным методом обеспечения 
безотказности систем автоматизации ОФ является обеспечение КИП и 
средств автоматизации» входящих в их состав, запасными частями в 
достаточном количестве и необходимой номенклатуры.

Настоящие нормативы являются продолжением ранее выполненных ру
ководящих технических материалов и посвящены выбору номенклатуры и 
расчету количества запасных частей.
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Таблица I
Показатели безотказности и ремонтопригодности 

средств автоматизации ОФ

»1ПП{
Наименование и тип прибора

Показатели Показатели
безотказности { ремонтопрягод-

ности
!Соглас-1Факти- ! Соглас-!Факти- 
!но РТМ !ческие ! но РТМ 1ческие 
ичас) |(час) ! (час) !(час)

I ! X ! ! I б

1. Вторичный прибор ЗПИД-0,5
2. Вторичный прибор ВФСМ 
3* Анализатор метана АСЖ
4 . Потенциометр автометяческий 

самопвдущи® IXCP-I
5. Лагометр ЛИР-53
6. Тягонапоромер ТВМЧИ
7. Миллиамперметр параметричес

кий МПЩЛР-54
8. Термопара ТПН
В, Ш

10. Потенциометр автомагдчес- 
кий электронный ЭЦД-120

11. Газоанализатор ЩК-348
12. Магнитный усилитель ПМУ-9М
13. Потенциометр электродный 

оПП-09
14. Дифданометр ДМИ-Р 
15* Расходомер ДИМ
16. Регулятор уровня РУ-4-16а
17. Реостатный датчик скорости

2500 4808 1,0 1,50
5208 4,25

•»**_ 1727 3,30

—t* — 2994 — 4,00
—п_ 17544 0,80

7Ь34 .̂М.« 1,75

724G 2,00
16670 0,50
17544 0,50

•.rt— 4237 3,00
2625 5,50

вил 20942 4,80

«**-• 23809 — 0,30
7874 —W — 9*25
25641 1.0 1,50
9524 3,30

«я.** 3244 0.08

Предлагаемые нормативы запасных частей являются временными. По мере 
накопления сведений о безотказности и ремонтопригодности средств 
автоматизации ОФ нормативы запасных частей должны систематически кор
ректироваться.



ВРЕШШЕ НОРМАТИВЫ РАСХОДА ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ 
ДШ СРЕДСТВ АВТОМАТИЗАЦИЙ ОБОГАТИТЕЛЬНЫХ ФАБРИК

В основу разработки настоящих нормативов положеныs
-  материалы! получаемые на базе проведения статистических иссле

дований ш наблюдений за аппаратурой автоматизации технологических 
процессов углеобогащения;

-  рекомендации заводов-изготовитедей приборов, используемых з  
системах автоматизации обогатительных фабрик и служб КИП некоторых
ЦОФ;

- методические указания института Ршроуглеавтоматизацма 
(арх*№ № 24-9985).

Стоимость запасных частей принята в соответствии с действующими 
прейскурантами цен*

Цель настоящих нормативов -  использование их при подготовке 
заявок на запасные части. Обоснованные плановые поставки запасных 
частей дадут возможность обеспечить своевременную профилактику 
аппаратуры в процессе эксплуатации*



Таблица 2
Нормы расхода запасных частей к преобразователю электрическому 

ферро динамическому типа ШФ

1 I
i i

Ш { Технические !
пд ! услоБИя§ГОСТ, ! Наименование и тип элементов

! м деталей !
| и узлов !
i !
1 !

!Коя-во |Стонмо-!Годовая !Комплектная ! Ш прей- !элемен-!сть 'норма !поставка за-! ску ранта !тов на !эдемен-! расхода !водом-изго- ! н пози- !один ! та, !запасных!товлте лем с ! цнн!аппа- !руб/ит.!частей !аппаратурой !
!рат, ! !на 100 !на гарантий-!!шт. ! !компл., !шй срок
] | ! ” • |c*y*fe («г.|  ! j |на комля.)

I ! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 ! 7 ! 8

Покупные запасные части 
Блок БЭПр I 60

1
_ со

I. Г0СТ7НЗ-66 Резистор ОМИ-2; ЗбОк 2 0.061 I - 16-01 1 П.2-01972. ШТ-0,5; 470к 2 0,023 I - 16-01П.2-0Н63. ШТ-0,5; 150к I I -
4. IOCT7II3-66 Резистор МЛТ-2; 220 ом I 0,04В I - 16-01в.2-01225. ШТ-0,5; 27к I 0,023 I - 16-01п.2-01166. ШТ-0,5; 200 ом I 0,023 I - 16-01п.2-01227. OMttT-2; 150 ом I 0,073 I 16-01п.2-0182



II

8.
9.

10.

11.

12.

2 1

Г0СТ5561-54 

ШШ).462.023 

ЧШР3.362.012 

Г0СТ8355-57 

Г0СТ8356-66

Конденсатор КЗ-1а; 50 мкф 

Конденсатор МБ10-1-400; I  мкф 

Д и о д  Д-208 

Д а н н а  6ПШ 

книг

13. Г0СТ7П2-54

14.

15.

Прочие элементы 
Конденсатор МЕШ-2-400; I  шеф 

ЫБП1-2-400; 0,25 шеф 

МБГП-1-400; 10 мкф

16. 17010.480.003 Предохранитель Ш1-1-0,5а

Продолжение таблица 2
4 I 5 ! 6 ! 7 ! 8

2 0,093 10 - 16-01
д.1-1649

3 0,230 3 - 16-01
п.1-0936

4 0,210 26 - 16-03
П.Ю-026

2 0,550 20 Z 16-03
п.1-102

I 0,550 8 I 16-03
п.1-105

I 0,375 3 - 16-01п.1-074
I 0,200 3 - пЛ-0739
I 1,520 3 - вн •м? $ С1

I 1,950 13 3 16-01п.8-008



Таблица 3
Норш расхода запасных частей к переносному потенциометру

постоянного тока типа ПП-63

!!
!

ни!
Технические 
усяонмДОСТ, 
Й деталей
и узлов

Наименование и тип элементов

!Кол-во 1Стошю-!Годрвая
!элемен-!оть !нориа
!тов на ! элемен-S расхода 

!та, !запас-
\тб/тАшж.
! !частей! !на IQQ

!одш 
!ахша- 
!рат, 
!шт«
! К0МЕЛФ§

1L.

! Комплектная 1 ш  прайс 
! поставка зан куранта 
! во дом—изго— !и поза- 
t товителем с |щж 
! аппаратурой |
!на гарантий-t 
1ный срок ?
! службы (шу, !
|на компл» т

X. ХОСТШЗ-66
Покупные запасные части 

Резистор МПТ4),25; 270 ом I 0,023 I

Резистор Ш Ч) ,25; 3,9к I I
3, Резистор ШТ-0,25; 1,6 ом I I

0.164)1
24)114

4

5

6 
? 
8

« Резистор МДТ—0,25; 5 ом 
Резистор МПТ-0,25; 15 ом 
Резистор MIT-0,25; 16,2 ом 
Резистор MIT-0,25; 25 ом 
Резистор МЕТ-0,25; 27 ом

I I
I -я- I
I - н-  I
I I
I -я- I

т



2 ! 3I !

9* ГОСТ 6562-53

10. гост 7113-66

II.
12. « 18« .

13.
14. —**«,
15. ™.я «™

16.
17.
18.
19. юпт

Резистор BC-I; 82 ом

Резистор МДТ-I ̂ ISO ом

Резистор МЕТ-1; 330 ом 
Резистор МЕТ-1; 300 ш
Резистор МЕТ-1; 500 ом 
Резистор МЕТ-1; 25,2 ом
Резистор MII-I; 37 $  вы 

Резистор МЕТ-1; IS г8 ом
Р езистор  ШИ?—X  ̂ 50 ом 
Резистор МДТ-I; 20 оы 
Резистор МЕТ-1; 12 ой

Продолжение таблиц» 3

4 5  ! з  ; 7 ! 8

I 0,040 I 1 6 - 0 1
п .  2 - 0 1 0

т о о со I =» 1 6 - 0 1
н . 2 - 0 1 2 4

I I - я
т I - wnw

I - й- I -
I I - 1 3 1 II

I I
11^

I I -
I т

2 ^ ' 3 - и-
I - 13 ̂



Таблица 4
Нормы расхода заваодах частей х прибору вторичному автоматическому миниатюрному с ферро динамическим компенсатором самопишущему показаващему типа ВФС

!
!
!JU 1 Технические пп ! условия .ГОСТ,! « деталей ! и узлов
|__________

_ и _______г_____

Наименование и тип элементов {один!аппа-|рат.
1вт.

!Еол-во !Стоимо-!Годовая Шомплектная I X прейс-!элеыен-|сть ! норма ! поставка за-J дур--!тов ва {ахемен-!расхода !водом-изге- I в ц ~ ;*®». !завасннх!товнтехем с !|руб/ит. {частей !анваратурой !! на 100 {на х̂ралий-!I комол., 1г "--
J __*--■» s I ft I

3 U V !
J m jw rm  »-

Повупннй запасные части
I. Блок I
I. Г0СТ7ПЗ-66 Резистор МЕТ-0,5; 470к
2. -"- MIT-0,5; 12 к3. MIT-0,5; 100к4. MIT-0,5; 56кП. Блок 25. Резистор МЛТ-0,5; 1,5к6. МП-0,5 Юк7. МИ-0,5; 390к8. -"- МИ-0,5; 200 ом
9. МИ-0,5; 2,0к

I
I - I - -  й
I 0*023 I ЗБ-01 1

П.2-0П0
I I —

I .л . I
I 0,023 I •

I - 26 -
I I -

I I —

I I _ м-.*—
I штЩт т I -

I I —



I !

10* ГОСТ7ИЗ-66 Резистор МЯТ-0*5; 2»4к

И.
12*
13.
14.
15.

16. 
17

МРТУ II0I0.468.047 

Г0СТ7113-66

МЯТ-0*5; Зк 
МТ-0,5; 8,2к 
МЯТ—0#5} I}0к 
СП-0,4-12; 4,7к

MIT-0,5; 2,2к

М1Т-0»5; 300 ом
МРТШ0Ю.464.031 Конденсатор K50-6-I0; 10 миф

18. МРТУТЮЖО .464.031 - w-  K50-6-I5; 50 мкф

19. К50-6-6; 100 мкф

20. K50-6-I0; 20 мкф

TJCM3.362.U43 Стабвлнтрон Д809

ТУ СБО.005.053 Транзистор M334I

21.
22.
23 МП41А

Продолжение тбжшт 4
4 1 5 1 6 ___ 7__ 1___ SL
I 0,023 I - 16-01П.2-0П0
1 1 -

I — в— I - — В—

I I -

I — В— I - 16-01 д.1-0589
I ви— I — 16-01п.2-0116
I I - — *
I 0,225 I - I6-OI 3 п.1-1562 t
I 0,295 I - 16-01п.1-1576
2 0,295 2 - 16-01п.1-1559I 0,235 I - 16-01п.1-1559
I 0,220 I - 16-03п.10-106I 0,310 8 - 16-03п.11-018I 0,390 8 - 16-03п.Н-019



I ![ 2 ! 3

Ш Блок 3
24» Г0СТ7113-66 Резистор МТ-0,5; 10 кон

25* — в — МТ-0,5; 300 он
26* — и — № -0 ,5 ; 100 он
27» « . и  — МЕТ-0,5; Зк

28* ГОМШЗ-66 — R — МТ-0,5; 220 он

29* МЛТ-0,5; 3,9к

»осо —**— МЕТ-0,5; 2к
31. я . П * . — П *т МТ-0,5; 2,2к
32. ТУ УБ0.462.014 Конденсатор МБМ-160; 0,1 ыкф

33. МРТУ ПОЮ .464.031 K50-6-I0,; 20 шеф

34. К50-6-6; 100 шеф

35. ТУСШ.362.043

36. ТУСБ0.005.053

Стабилитрон Д811 

Транзистор МП41А

I___ 8
Прододенне таблица 4 

5 ! 6 I 7

- 22 - —
0,023 I - 16-01П.2-ОН6

I -
I -

_ я _ I - 16-01Н.2-0П00,023 I - 16-01
Н .2- 0П 6

I * •в**.
_ я _ I _ шт*шт
_я— I —
0,090 I - 16-01нД-09550,235 I - 16-01 п Д-1563
0,295 3 - 16-01п.1-1509
0,220 I 16-03 п.10-1080,390 16 - 16-03ПД1-ОХ9



I ! 2 ! 3
1У Блок 4
37. тЮСТ71ТЗ-66 Резистор MIT-0,5; 4,7к
38. МЛТ-0,5; Юк
39. МПТ-0,5; 390 он
40. -"- MIT-0,5; 200 ом
41. -"- MIT-0,5; 910 ом
42, М1Т-0;5; 8,2к
i°. MPT7II0S0,464 .031 Конденсатор K50-6-50; 20 мкф

44. ТУ УБО. 462.014 МБМ-160; ОД ЫКф

45. МРТУ0Д0.464.031 K50-6-I5; 100 мкф

46. ТУ! ЩБЗ .362.002

47 ТУ СБ0.005.053

Д и о д  Д226Г 

Транзистор МП41А

Продолжение таблице 4
4 1I. 5 1 6 ! 7 ! 8
I 23
3 0*023 I 16-03п.10-108
I -»*— I - 16-01п.2-0П
I т , П т т I -
I I - —

I I 16-03 1 п.10-108 мКП
I I — 16-01

д.2-0110 ■
2 0,235 3 - 16-01п.1-1558
I 0,090 I - 16-01п.1-0955
I 0,430 I - 16-01п.1-1577
2 0,080 3 - 16-03п.10-034
2 0,390 16 16-03п.11-019



2 Т 3 !I !

Блок 5
48. ГОСТ 7113-66 Резистор MST-0,5; 5,1к
49. ТУ УБ0.462.014 Конденсатор МБН-160; 0,04 шеф
50. ТГСИ3.365.012 Транзистор П214В
51. ТПЩЮ .362.002 Диод Д226Д

Продолжение таблицы 4
4 '1 5 1 6 ! 7 ! 8
г 12 *■»

2 0,023 I - 16-01H.2-0II6
I 0,082 I — 16-01 в.1-0954
2 1,300 6 16-03в.11-055 ,

16-03 м п.10-035 &4 0,050 6



ТасУвда 6
Ношш расхода запасных частей к здектшчеокоыу автоматическое 

‘ самопшущеиу потенциометру шла ЭПП-08

!
м \  Технические 
ап; уеловая,ГОСТ, 

; *  деталей 
I и узловI
i!
i

Наименование ж тип элементов

!Кол-во !Отошо-!Год/)вая комплектная ! Л прайс- 
! эле мен- 1сть ! норна ! поставка за*»! куранта
!тов на !злемен-! дохода !водом-изгото! ж позм- 

! та» !запас» !внтелем с ! дан
! руб/to  »! ннх час- { аппарату pot !
! !тей на ;на гарантий»!
! !Ю0 ;ный срок
! !к0ншг», «службы (шт«
| I шт» «на кошш»)

!один 
!ашш» 
!рат» 
1шт»

I  ! 2 ! 3 !! 4 ! 5 ! 6 ! 7 I 8

Покупные запасные части
I Усилитель УЭУ-10Э I - 54 - -
I . Г0СТ7ПЗ-66 Резистор МЕТ-0,5; 2к 3 0,230 I - 16-01 

п*2-0116
2. Г0СТ7113-66 Резистор ЖТ43,5| 470ж I У* I -
3» Резистор M1T-0S5| 100 ом I I
4. ЫРТШОЖО.468.04? СПО-0,5; I  мом 2 0,520 3 - 16-01 

я .2-0545
5» Г0СТ71ХЗ-66 MT-Of5; ЗЗОк 3 0,023 I - 16-01

Д.2-0Н6
6» Г0СТ7113-66 МЕТ-0,5; 2О0к 1 0,023 I 164)1 

п«2-0116



Продолжение таблицы 5
I ! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 ! 7 ! 8

7. ГОСТ 7113-66 Резистор МЯТ-0,5; 160к I 0,023 I - 16-01
п.2-0116

8. - й- MIT-0,5; 100к 2 I -
9. Г0СТ6И8-59 Конденсатор КБГ-й-600; 0,01 шеф 2 0,110 I - 16-01

п.1-0014
10. КБГ-й-400; 0,05 мкф 2 0,115 I - 16-01 

л ,1-0005
I I .  ТУ 010.464*015 Конденсатор ЭМ-4; 25 мкф I 0,046 I - 16-01

п.1-2325

12» ГОСТ I I I55-65 КС0-2-500-Г; 220 мкф I 0,045 7 - 16-01
п.1-5295

13. ТУ 0S0.462.023 МБГ0-2-400; 2 мкф 3 0,310 2 - 16-01 
п.1-0937

14. ТУЩБЗ.362.002 Д и о д  Д226Б 3 0,220 4 - 16-03 
п.10-032

15. ГОСТ 8356-66 Лампа 6Н2П 2 0,550 16 I 16-03
п.1-105

16. ГОСТ 8355-57 Л а м п а  6ЕЕП 2 0,550 16 I 16-03
п.1-102



I \ 2 \ 3
п.

17. НИО-450-003
Пшставка ППР-1М 

Р е л е  Ж7-48

18. ГОС T7II3-66 Резистор МПТ-1; 2,2к

19 <_ н _ МЯТ-О,5; 200 ом

20 ТУ1ЩБ3.362.002 Д и о д  Д226Б

21 Ш-М 126-62
Прочие элементы 

Двигатель ДСМ-П2-220Д27

22
0#5

ГУ 212-60 Двигатель РД-09

23 ТУ 03-299-66 Д-222

24 ТУ 03-299-66 Двигатель Д-83

25 Д-218

2е ТУРГ0.321.011 Вибропреобразователь ВП-12

27 ГОСТ 5010-53 Предохранитель ПК-55-1

28 ГОСТ 2204-69 Лампочка МП 6,3-0,22

Продолжение таблицы 5
4 1 5 1 6 \ 7 ! 8
I — 100 - -
2 1,550 127 I 16-02п.34-064
2 0,030 I - 16-01п.2-0119
I 0,023 I - 16-01п.2-0116
I 0,220 I — 16-03 п.10-032
I 29,400 12

115-01 м п.12-187 S
I II,100 38 - 15-01 , п.12-104
I 6,900 51 “ 15-01 п. 16-006
I 6,900 51 - 15-01 п.16-008
I 6,900 51 - 15-01 п.16-005
I 2,850 190 I 16-02 п.53-003
I 0,010 13 4 16-01п.8-001
I 0,400 15 2 16-03п.25-021



Таблица 6
Норны расхода запасных частей к регулятору пропорцио

нально-интегральному типа РФ-Ф

Ж
пп

Технические ус
ловия, ГОСТ,№ деталей и уз

лов Наименование и тип элементов

К-во : 
эле
ментов 
на I 
аппа
рат,
шт

Стои
мость
эле
мента,,
руб/шт

Годовая 
норма 
расхода 
запасных 
частей 
на 100 
комп
лект, , 

шт

Комплектная ! 
поставка завЫ 
дом—изГОТОви-! 
телем с аппа-1 
ратурой на ! 
гарантийный 
срок службы 
(шт. на комп-! 

лект)

Jfe прейс
куранта 
и по
зиции

I г 3 4 5 6 7 8
1

Покупные запасные части
Усилитель I - 13 - IV»о

I. ТУ СЙ3.365.012 Транзистор П-214В I 1,300 3 - 16-03 . 
п .11-055 1

2. ТУ УБ0.462.014 Конденсатор ИБМ-160в; 0,25мкф I 0,094 I - 16-03 
п. 1-0956

Зо МРГУ П0Ж0.464. 
031

K-50-6-I5; 50 вкф I 0,295 I - 16-03
п.1-1576

4* ТУ УБО.462.014 МБЫ-160; 0,1 мкф 2 0,090 I - 16-03 
п Л-0955

5. МРТУ НОЮ.464* 
031

K50-6-I5; 30 ыкф 2 0,235 3 - 16-03
П.1-1575

6. ГОСТ 7113-66 Резистор МЛТ-0,5{ Юк I 0,023 I - 16-01
п.2-0116



и _______ 2_______ !_________________3

7, ГОСТ 7113-66 Резистор МЛТ-1; ЗЗОом

й Фазированный выпрямитель
8. ТУ ДБЗ, 362.002 Диод Д226Б

9. ГОСТ 7113-66 Резистор МЛТ-2; 820ом

10. ТУ СБ0.005.056 Транзистор МП-42Б

II. ТУ 0Ж0.336.010 МП-26Б

1 О д н о в и б р а т о р
12. МРТУ 110*0.464. 

031
13. ТУ СБВ.006.057

Конденсатор К50-6-25; 500ынф 

Транзистор МПШ

14. ТУ СБО.005*056 Ш142Б

15. ТУ СБО.336.012 -"- УП11Б

16. ТУ СМ3.362.039 Диод Д9К

Про до лае ние таблицы 6

4 !1 5 ! 6 ! 7 ! 8

I 0,030 I - 16-01
п.2-0119

I - 14 - -
2 0,220 3 - 16-03 

П.10-032
I 0,048 I - 16-01

п.2-0122
I 0,530 8 - 16-03 

п .11-022
I 0,088 8 — 16-03 

п.11-034

I - 22 - -
I 0,810 I - 16-03

п.1-1590
I 1,650 7 - 16-03 

п .12-001
I 0,530 8 - 16-03 

п .11-022
I 1,600 7 - 16-03 

п .12-009
3 0,140 3 - 16-03 

п .9-015



I  ? ________2 !__________________ 3

п Г е н е ю а т о в
17. ТУ СБ0.336.012 Транзистор МПП6

IB. ТУ ОБО.006.057 -»- МП I I I

19. ТУ СМ3.362.042 Диод Д223А

20* МРТУП0Ж0.464.
031

Конденсатор К50-6-25; Юикф

Б л о к  п и т а н и я

-- ТУ СМ3.362.039 Диод Д9Я

*2* ТУСМ3.362.043 Д813

23. ГОСТ 7113-66 Резистор МЛТ-1; ЗбОоы

24.
25. ГОСТ 7113-66

- я~ МЛТ-1; 240ом 
Резистор МЛТ-2; 120ом

26 МЛТ -I ; IOOow

Продолжение таблицы б

4 LI ! 6 ! 7 J 8

I 17 -

I 1,600 7 - 16-03 
п .12-009

I 1,650 7 - 16-03 
п .12-001

I 0,430 I - 16-03
п.Ю-018

I 0,235 I - 16-01 , 
п.1-1585

I - 6 -
го_ гчо

4 0,140 5 - 16-03 ‘ 
П . 9-015

I 0,360 I - 16-03 
п .10-109

I 0,030 I - 16-01
п.2-0119

I 0,030 I - „П .

I 0,048 I - 16-01 
п. 2-0122

I 0,030 I - 16-01
П.2-0119



Нормы раохода запасных частей к усилители хила УМ-109
Таблица 7

ш Технические ус- 
довия? ГОСТ,
'*■ ЯГ,”ЯЛ8 0 * уз- 

гот»
Наименование и тип элементов

К-во 1 
эле- !
МвНТСЙ
на £ 
аппа-! 
рат, 1
шт \

Стои
мость
эле
мента,
руб/мт

Годовая
норна
расхода
запасных
частей
на 100
комши,

шт ;

Комплектная 
поставка заво-
ДОМ-ИЗГОТОВИТв'
лен с аппарату 
рой на гарантий 
шй срок 
службы (от. на ! 
комплект) 1

Ш прейс
куранта
И ПОЗИ
ЦИИ

А, _____2 3 4 1 5 6 7 8

Покчпные запасные части
ГО

г t ГОСТ 7ТТЗ-ЙЙ Резистор МЛТ-0,5; ЗЗОн 3 0,023 I -
V»

16-01 _  
п.2-0116 1

2* Резистор МЛТ-0,5; 2н 4 0,023 2 - _и—
Резистор МЛТ-0,5; 470к 2 0,023 i - _п_

4, МРТУН0Ю.468,
047

Резистор СП-1-0,5-б-1н I 0,250 3 - 16-01 
п. 1-0589

5. ГОСТ 7ТТЗ-66 Резистор МЛТ-0,5; 200к I 0,023 I - 16-01 „ 
п.2-0116

6. _Т1„ Резистор МЛТ-0,5;1б0к I 0,023 I - _п_
7. Резистор МЛТ-0,5; 1м 2 0,023 I _п_
8 - т*— Резистор МЛТ-0,5; ХООоы £ 0,023 I _п_

9. ГОСТ 9887-61 Коядевсатор БМТ-2; 400-0,01мкф 2 0,049 2 - 16-01
п.1-024г



2 ! 311

.-J. ЮТУ ПОЮ. 464, 
031

. 1. ГОСТ 9687-61 

ГОСТ 9687-61 

Т У  010*462,023

' ^  „ и ш

3.  ГОСТ, 8356-66

Конденсатор К50-3-6-20
Конденсатор БМТ-2-400-0,047
Конденсатор БМТ-2-400-1000
Конденсатор 11БГО-2-400-2х1х11
Конденсатор МЕГ0-2-4О0-2-П 
Лампа 6Н2П

,6. ГОСТ 8356-57 Лампа 6Н1П

Продолневие таблицы 7
4 1 5 | 6

I 0,810 I

г 0,090 г

I 0,049 I

I 0,810 I

I о.зю I
2 0,550 16

2 0,550 к

7 .....1 _ 8

- 16-01 
п.1-0249

- 16-01 
п Л-0249

- 16-01 
п Л-0249

- 16-01
п.2-0937
_и _

I 16-03
П.1-Ю5 £

I 164)3
п.2-102 1



Норны расхода запасных чаотей к магнитному газоанализатору 
типа МГК-348

Таблица 8

ж
пп

Технические ус
ловия, ГОСТ,
№ деталей и уз

лов
Наименование и тип элементов

К-во 
эле- ! 
ментов! 
на I ! 
аппа
рат,
!Т

Стои
мость
эле
мен
та,
руб/шт

Годовая 
норма 
расхода 
запасных 
частей 
на 100 
комп
лектовал?

Комплектная 
поставка за-
В0Д0Н-ИЗГ0Т0ВИ-
талем с аппа- : 
ратурой на 
гарантийный 
срок слухбы 
(нт. на конпл}

! Ш прейску- 
! ранта и 

позиции

I 2 3 k 5 6 1 7 8

I Покупные запасные части 
Датчик I ЮО

1
_  IVчл

I . МРТУ-И0К0.468.
502

Потенциометр Ш З-П; 6,8к I 0,830 17 - 16-01 1 
п.2-0655

2. ТУ 0Ж0.467.016 Резистор УЛИ-0,5; 21,5к I 0,064 I - 16-01 
п. 2-0056

3. МРТУ-Н 0Ж0.468. 
502

Потенциометр SS3-II; 220ом I 0,830 17 - 16-01 
п. 2-0655

4. ГОСТ 7113-66 Резистор МДТ-2; 2,2к 2 0,480 I - 16-01 
п .2-0122

5. ГОСТ 6513-62 ПЭВ-Ю; 7,5ом I 0,180 5 - 16-01 
я .2-0312

б. _и_ -" -  ПЭЗ-Ю; 7,5-200ом I 0,180 5 - _н_



I 2 3

7* ЧТЛР3.362.012 Диод Д206

8. *ЕГУТР3.362.012 Диод Д209

9. ТУ СМ3.362.044 Д814Д

10. ТУЩБ3.362.006 Диод Д203

I I .  ТУ 0Ж0.356.0Ю Транзистор МП25

12. -" - - п-  МД26А

13. ТУЩБ3.365.0П П203

14. ТУЩБЗ„365.014 - н-  ПЧБЭ

15. ГОСТ 7113-66 Резистор МЛТ- I ;  15к

16. ГОСТ 7113-66 Ш1Т-0,5; 470оы

17. ТУСМЗ.362.044 Диод Д814А

18. ТУСБ0.005.053 Транзистор МП40

Продолжение таблицы 8

4 ! 5 1 6 ! 7 ! 8

5 0,070 25 - 16-03
п.Ю-024

I 0,290 5 - 164)3
п.Ю-027

I 0,500 I - 16-03
п.10-114

4 0,120 20 - 16-03
П.Ю-020

I 0,260 2 - 16-03 
л .11-029

I 0,490 2 - 16-03
п.П-033

I 1,750 12 - 16-03 
п .11-048

I 1,750 12 - 16-03 
п. 11-059

I 0,030 I - 16-01
п.2-0119

I 0,023 I - 16-01
п.2-0116

4 0,500 5 - 16-03 
п.10-110

I 0,140 8 - 16-03
п.И-016



и _______2 I ____________ 3

19# ТУ OIO.464.015 Конденсатор ЭМ-60-Зшсф

20. ТУ ОЖО.464.001 - 11-  ЭГД-С-50-150 шеф

21. ТУ 010.464.001 Конденсатор ЭГЦ-б-15; 300 акф

П Б л о к  л и т а н и я

22# ГОСТ 7115-66 Резистор МЯТ-0,5; ЮОом

23. - 11-  МЯТ- I l  5,1к

24. ГОСТ 7113-66 - и-  МЯТ-2; 4,7к

25. ГОСТ 7113-66 Резистор МЯТ-1; Юн

26# НИО-450-003 Реле МКУ-48

27. ГОСТ 5010-53 Предохранитель ПК-45-2

Продолжение таблицы 8

1 4  1 5  1 6  1 7 1 8

I 0,046 2

2 0,300 6

I 0,300 3

I - 100

I 0,023 I

I 0,030 I

I 0,048 I

I 0,030 I

I 1,550 50

I 0,010 14

— 16-01 
а Л-2349

- 16-01 
a#1-2464

— 16-01 п.1-2464
- -
- 16-01 1 

л.2-0116 ^
- 16-01 ^ 

5*2-0119 I
- 16-01 

а. 24)122
- 16-01

п.2-0119
I 16-02 

л.34-064
4 16-01 

П.8-001



Норны расхода запасных частая в реле сигнализации 
искробезоласвому типа РСИ-Й

Таблица 9

— I---------------------------
Ш  Технические ус- 
пп! ловив, ГОСТ,

‘ № деталей и уз
лов

Наименование и тип элементов

"Г Т
Е-во |Стои- !Годовая 
зле- !мост£ !норма 
мед- !эле- {расхода 
тов 1мен- {запасных 
на I  {$а, {частей 
аппа-! !на ТОО 
рат, !руб/ит{комн-

{ ,!Л0К&В?*IT
1 4  1 5 !

Т
{Комплектная \Ш прейс- 
Iпоставка за- {куранта 
{во|ом-изгото-!и позм- 
!виталем с {дни
{аппаратурой !
{па гарантий- !
!ный еров cxyxf 
!бы фт* на { 
{комплект} I

1 8

Довздные запасные части
I. ТУЩБ3.362.002 ДИОД Д-226Д 8 0,05 120 - 16-03 

п .10-035
2. ТУЩБ3.365.014 Триод 1Ш-4ГЭ I 1,75 25 - 16-03

п.П-061
3. НШ-И0Е0.463. Потенциометр ПДЗ-43; 470ом I 1,65 8 _ 16-01

502 п .2-0667
4. ГОСТ III47-65 Реле МКУ-48 с РУЧ500-260 I 1,55 36 - 16-02 

п .12-03
5. ТУОЖО*462*023 Конденсатор НЕГО; Юмвф; 160в I 0,74 5 - 16-01

п.1-10927
6. МРТУ 11010.464*081 Конденсатор К50-3-25-50 I 0,34 5 - 16-01 

п Л-2441



I  I1 2 1 3

7* ГОСТ 10688-63 Таруосопротивление MMT-8-I00

а. ГОСТ 7113-66 .Резистор МЛТ-0,5; 1ком

9. ГОСТ 7113-66 Резистор ШТ-2-330

10. ГОСТ 7113-66 Резистор МЛТ-0, 5-47в

Продолжение таблицы 9

4 I 5 ! 6 J 7 ! 8

I 0,85 5 - 16-01
п.2-0118

I 0,02 5 - 16-01п.2-0113
I 0,02 5 - 16-01 

п. 2-0 ИЗ
I 0,20 5 - 16-01

п.2-0011



Норны расхода запасных частей к автоматическому рентгено
метрическому золомеру типа 3AP2-I

Таблица Ю

ш
тп

Технические ус*, 
ловия, ГОСТ»
№ деталей и уз^ 1 

лов Наименование и тип элементов
К-во
эле
мен
тов
на
один
аппа
рат,
шт

Стои
мость
эле
мен
та,
руб /к

Годовая 
норма 
расхода 
запасных 
частей 
на 100 
комп
лектов, 

пт

Комплектная 
поставка аа- 
водом-изгото
вителем с 
аппаратурой 
на гарантийный 
срок службы 
(шт на комп лев

Ш прейс
куранта 
и пози
ции

I г ^ 3 ! 4 I 5 1 6 7 - а_______
1

Покупные запасные части
I Устройство рентгенометрическое I - ЮО -
I. ГОСТ 7113-66 Резистор ИЛТ-0,5-200к ±5% 30 0,023 4 - 16-01 1 

п.2-0116
2. ГОСТ 8600-67 Трубка рентгеновская 0,5БСВ-2 I 72,500 76 - 16-03 

п .4-052
3. 0Р3.368.024ТУ Фотоэлектронный умножитель ФЭУ-166В 2 190,000 154 - 16-03

п.8-159
а Генераторное устройство I - 41 - -

4, ОД0.467.О77ТУ Резистор КЭВ-1-5ГОК 5 0,210 4 - 16-01
п.2-0277

5. 010,46'7.077ТУ -**- КЭВ-1-2711 4 0,210 4 - 16-01
п.2-0277



и 2 I 3

6. roar ? i d -66 Резистор МЛТ-2-Юк ±10%

ш Блок управления
7. ГОСТ 7113-66 Резистор МДТ-0,5-1М +10% -А

8* - и- -п- МДТ-0,5-Ю0 ±10% -А

9. 010.468.502ТУ ПП2-14-330 ±10%

к* 0 1 3 1 -п- ПП2-14-1К ±5%

и .  - я- ПП2-14-47 ±5%

12. ПП2-14-330 ±Ш%

13. - “- ПП2-1ЫК ±5%

14. ГОИ 6513-66 ПЭВ-7,5-820 ±10%

15. 0Ж0.468.512ТУ ПДБ-25Е-2К

16. 0Ж0.468.502ХУ - п-  ППЗ-12-470 ±5%

17. ГОИ 6118-69 Конденсатор ШЧШ-ЗВ-6ОО-2Х0,5

Дродолгенне таблицы 10

4 ! 5 ! в t 7 _ 1 8

I 0^048 I - 16-01
п.2-0122

I - 100 - -
I 0f020 I - 16-01

П.2ЧЗЫ7
I 0,018 I - 16-01

п.2-0116
I 1,530 4 - 16-01

п.2-0662
I 1,700 4 - 16-01

п.2-0662
I 1,700 4 - 16-01

п.2-0662
I 1,530 4 - 16-01

п.2-0662
3 1,700 12 - 16-01

п.2-0662
I 0,100 5 - 16-01

п.2-0322
I 5,300 3 - 164)1

п.2-0645
I 0,800 17 - 16-01

п.2-0656
2 0,455 2 - 16-01 

п .1-0072



г i 5

Х8. ОЖО.464*03ГГ7 Конденсатор K50-6-IQ0-I0
19. CU3.362.00017 Стабилитрон Д814Б
20. ЩБ3.362.002ТУ Диод Д226Б
21. ГОСТ 2204-69 Даша накалив.НН-6,3-0,22
22. ГОСТ 8356-66 Даша алентронная 6Н2П
23. ГОСТ 5010-53 Предохранитель ШС-45-2
24. ГОСТ 50Ю-53 ПК-45-5

17 Стабилизатор напряжения
25. ГОСТ 7113-66 Резистор МЛТ-2-ЮОк +10%
26. ОЖ0.458.512Т7 ППБ-1-68 ±10%
27. 0Ж0.468.512Т7 Ш1Б-ЗВ-1К ±10%
28. ГОСТ 7113-66 Резистор ШТ-2-22К ±10%

Продолжение таблицы Ю
4 \ - 5 I 6

I 0,425 I

I 0,330 I
7 0,220 9
4 0,029 20
I 0,800 8
I О.ОЮ 13
2 0,010 26
I - 98
I 0,037 X

I 1,870 3
I 1,870 3
2 0,037 I

7 I 8

- 16-01П.1-1565
- 16-03

п.Ю-Ш
- 16-03 

П.10-032
г 16-03

п.25-015
I 16-03

п.1-106
4 16-01

П.8-001
4 16-01 

п.8-006
- -
- 16-01

П.2-0122
- 16-01

п.2-0641
- 16-01 п.2-0641
- 16-01

П.2-0122



I  ! 2 1 3

29. ГОСТ 7113-66 Резистор МЛТ-0,5-Ю0к +10%

30. ГОСТ 7113-66 Резистор мЛТ-0,5-1,8М +10%

31. ГОСТ 6U8-59 Конденсатор КБГ-Ш1-2-600”0 ,5

32. 0Ж0.464.042Т* - " -  К50-3-450-10

33. ГОСТ 6118-59 КБГ-И-2-600-3300

34. ГОСТ 6118-59 - п- КБГ-МП-2-600-2x0» 5

35. ЩБ3.362.00ТУ Диод Д226Б

36. Тр3.362.012ТУ Д2П

37. ГОСТ I0C66-66 Наша 6П14П

38. СУ3.303.002ТУ Диод 2Д9С

39. 0100.480.000 Предохранит.ВП1-12а

40. ъЛР.272.00080л Дроссель фильтра

Продолжение таблицы 10

4 . !_ 5_ ! __6 __ .  ! _ 7 ... _ L _  8

I 0 , 0 1 8 I - 1 6 - 0 1  

П . 2 - 0 i l 6

4 0 , 0 2 0 I - 16-01
п . 2 - 0 1 1 7

I 0 , 4 5 5
i

- 1 6 - 0 1  

п .  1 - 0 0 7 2

I 0 , 2 5 0 2 - 1 6 - 0 1  

П  Л - 1 4 0  9

I 0 , 0 9 1 I - 1 6 - 0 1  * 

п  Л - 0 0 2 9  w

I 0 , 4 5 5 I ~ 1 6 - 0 1  w  

п  Л - 0 0 7 2  .

4 0 , 2 2 0 5 - 1 6 - 0 3  

п . 1 0 - 0 3 2

2 0 , 4 4 0 1 0 - 1 6 - 0 3  

л . 1 0 - 0 2 9

I 0 , 4 6 0 х о - 1 6 - 0 3  

л . 1 - 2 7 0

I 0 , 6 0 0 I - 1 6 - 0 3  

л  Л - 0 0 5

2 1 , 9 5 0 2 8 - 1 6 - 0 1  

п . 8 - 0 0 8

I 0 , 8 0 0 2 - 1 6 - 0 1  

п . 6 - 0 0 5



2 ! 3I !

41. Д55.754.001
42.
43. 6ЛР.Ш.020Сп
У
44. ГОСТ 7113-66
45. ГОСТ 5574-65
46. ГОСТ 5574-65
47. ГОСТ 7113-66
48.
49.
50. 0Ж0.467.077ТУ

Дроссель насыщения 
Автотрансформатор 
Тр-р нагрузочн.

Блок С В В 
Резистор МЛТ-2-2?0к +10%

1СП-1-1-А-22К ±20% 
Резистор 1СП-1-I-A-IOОк ±20% 

МЛТ-0,54) ,9IM ±5% 
МЛТ-1-?,5М ±5% -А 
МлТ-2-2М ±5% -А 
КЭВ-0.5-68М ±10% 
МЛТ-1-8,2к ±Ю%51 ГОСТ 7113-66

Продолжение таблицы Ю
5 I 6 ! 7 ! 8

0,800 2 - 16-01
п.6-005

6,400 15 - 15-05 
и .1-073

5,500 15 - 16-01 
п .5-009

- 100 - -

0,037 I - 16-01
П.2-0122

0,150 3 - 16-01
п.2-0474

0,185 5 - 16-01 
п. 2-0475

0,023 I - 16-01 
Q.2-0X16

0,036 I - 16-01
п.2-0120

0,055 I - 16-01
п.2-0123

0,165 I - 16-01
п.2-0276

0,023 I - 16-01
п.2-0119



2 l 3I  1

52. ОЖ0.467.077ТУ Резисюр КЭВ-1-WOU ±10%

53, ГОСТ 7113-66 _ П _ И Т -0,5-1,511 +IQ-A

54. ОЖО.467.077ТУ КЭВ-0.5-68И +10%

55. ГОСТ 5574-65 Резистор ICfl-1-I-A-I,5Л ^30%

56, ГОСТ 7113-66 !»дТ-0,5~750к ±5% А

57. МдТ-0 ,5-3 , ЗМ ±10% -А

5b. „п_ _ П „ МлТ-1-3, 9М +10% А

59* _ и „ _ MAT-I-5,Iii ±5% А

60, „ П _ МЛТ-2-6.8М +10% А

61» Сж0.4ь7.07?ТУ _ J f „ КЭВ-0.5-39М +10%

62, __ ч _ _ п _ КУВ-С,5-62Ы ±10%

63, ГОСТ 7113-66 . 11. Ш1Т-0,5-100к +10%

Ь4, ГОСТ 5629-64 Конденсатор КБГ-П-2-0,5Ы № II

Продолжение таблиды-Ю

4 ! 5 \ 6 ! 7 1 8

I 0,165 I - 16-01
п.2-0277

I 0,020 I - 16-01
п.2-0117

I 0,165 I - 16-01 
п.2-0276

I 0,185 3 - 16г01 
п.2-0475

I 0,023 I - 16-01 
п .2-0116

I 0,020 I - 16-01
п.2-0117

I 0,028 I - 16-01 
п. 2-0120

I 0,036 I - 16-01 
п. 2-0120

I 0,042 I - 16-01
п.2-0123

I 0,165 I - 16-01
п.2-0276

I 0,165 I - 16-01
п.2-0276

I 0,018 I - 16-01
п.2-0116

2 10,200 2 - 16-01 
п Л-0691



2 ! 3

65. ГОСТ 5629-64 Конденсатор КБГ-Д-2-2-0>I- II

66. КБГ-Ц-2-2-200-0, I

67. ГОСТ III55-65 Конденсатор ХС0-8-160О-Г-6Ь0и

68. ГОСТ 5629-64 Конденсатор КБГ-П-2-2-0,23 II

69. ГОСТ III55-65 КСО-8-2500-Г-2200 ±5%

70. ГОСТ 5629-64 -и- КьГ-П-2-2-0 ,23 II

71. ЩБ.3.362.002ТУ Диод Д226Б

72. ЧТУИ.402.54 Лампа электронная ТИ-ЗО

73. ГОСТ 8350-66 6&ЗП

74. ГОСТ 9103-59 Стабилитрон СГ-301С-Х

75. ГОСТ 8356-66 лампа электронная 6Н2П

76. Я04.706.019СП Трансформатор

Продолжение таблицы 10

4 ! 5 ! 6 ! 7 1 8

I 37 ,200 I - 16-01 
п Л -0693

I и , 120 I - 16-01 
а  Л -0 0 0 6

I 1,220 7 - 164)1 
п Л -5 3 5 5

X 33,800 I - 164)1 
Я Л -0 6 9 3

2 1,060 14 - 16-01 
п Л -5 3 5 7

I 33,800 I - 16-01 
Л Л -0 6 9 3

I 0,220 I - 16-03 
я #10-032

гX 0 ,2 3 0 I I I 16-03 
я #4-004

I 0 ,5 2 0 I I I 16-03
п .1 -1 7 0

I 1 ,950 I I - 16-03 
Я .5-109

I 0 ,800 8 - 16-03 
я Л -1 0 6

I 5,500 3 “ I6 -U I 
я . 5 -009



Таблица II

Нормы расхода запасных частей к реле взрывобезопасному 
со щеточными датчиками типа ЕЕЩ

W
пп

Технические 
условия, ГОСТ, 
IP деталей и 
узлов

Наименование и тип элементов

К-во 
эле
ментов 
на 
один 
аппа- : 
рат, : 
шт

4

Стои
мость
элемен
та,

руб/шт

*

Годовая 
норма 
расхода 
запас
ных час
тей на 
100
комплек 
тов, шт.

Комплектная 
поставка за- 
водом-изго- 
товителем с 
аппаратурой 
на гарантий
ный срок 
службы 
( шт. на 
комплект)

№ прейску
ранта и 
позиции

I 2 3 4 !1 5 6 7 ь
Покупные запасные части

I . 0НЮ.321.0П.ТУ Селеновый выпрямитель 30ВМ-4А I 1,20 50 - 16-01
п.11-016

2. PA4.509.I20 Электромагнитное реле МКУ-48 2 2,77 15 - 16-02
п.1203

3. ГОСТ 5010-53 Предохранитель ПК-45-0,Об I 0,01 100 I 16-01
п.в-001



Таблица12
Нормы расхода запасных частей к реле искробезопасному 

контроля сопротивления типа ИКС-2

HP
гш

Технические 
условия, ГОСТ,
!Р деталей и узлов

Наименование и тип элементов

К-во
эле
ментов
на
один
аппа
рат,
шт.

Стои
мость
элемен
т е .
руб/шт

Годовая 
норма 
расхода 
запасных 
частей 
на 100 
комплек
тов , шт.

! Комплектная !
! поставка за- I 
1 водом-изго- 1 
! товителем с !!Р прейску- 
! ‘аппаратурой !ранта и 
I на гарантий- ‘позиции 
! ный срок 1 
! службы 1 
! (шт.на комплМ

I 2 3 ! 4 5 !1 6 ! 7 ! 8
Покупные запасные части

1. РСЧ 52206 Поляризованное реле Ш-5 I 5,30 20 16-02
п.1182

2. ПРЗ0099022364 Электромагнитное реле ГО-6 I 3,10 6 15-04 
п .12X08

3. ШБ3.362.002ТУ Диод Д226Г 4 0,06 50 16-03 4.1 
п.10-034



Таблица 13

И*
пп

Технические 
условия* ГОСТ W деталей и 
уалов

Наименование и тип элементов
К-во
эле
ментов
на
один
аппа
рат,
шт.

Стои
мость
элемен
та,
руб/ш*

Годовая 
норма 
расхода 
запасных 
частей 
на 100 
комплек
тов* шт.

Комплектная 
поставка 
заводом-изго- 
товителем с 
аппаратурой 
на гарантийный 
срок службы 
(шт. на 
комплект)

8? прейсв 
ранта и 
позиции

I ! 2 ! 3 ! 4 5 6 ! 7 8
Покупные запасные части

I . ПГО09023 Электромагнитное реле МКУ-48 I 2,77 4 16-02
п.1203

2. УС0*36О,С49ТУ Тумблер ТВ-2-1 I 0,34 4 15-04
п.9-037

3. 0S0,321.ОПТУ Селеновый выпрямитель 22BM-I2A I 0,40 9 16-01
п .« 7 3



Таблица 14
Нормы расхода запасных частей к блоку управления типа БУС-Т

W
пп

Технические 
условия, ГОСТ, 
г  деталей и узлов

Наименование и тип элементов

I Коли
чество 
элемен 
тов на 
один 
аппа
рат, 
1шт»

Стои
мость
элемен
та,
руб/пгг

Годовая 
норма 
расхода 
запасных 
частей 
на 100 
комплек
тов , шт.

Комплектная 
поставка 
заводом-изго- 
товителем с 
аппаратурой 
на гарантий
ный СрОК 
службы
(шт. на компл.

И? прейсву 
ранга и 
позиции

I 2 3 4 5 6 7 8

I . QSS0.467.00W Резистор ВС-06-1,6 ком 2 0,018 I - 16-01
п.2-0003

2. 0Й0.4С7.015ТУ it УЛН-0,12; 1,5 ком 2 0,024 2 -
й & и

3. 0ЛЮ.4С7.015ТУ —п— УМ-0,12; 910 ком 2 0,024 2 -
4. 0Ш.4С7.015ТУ УЛН-0,12; 1,8 ком I 0,024 I *

5. ОШ.407.015ТУ УЛН-0,12; 6,2 ком 2 2 -
6. ОШ.407.015ГУ УЛН-0,12; 20 ком 2 _ и _ 2 -
7. УЛН-0,12; 39 ком 2 2 -
8. ЖК3.362.С83ВГУ Диод Д809 2 0,220 2 - 16-03 

п .10-106
9. ТР3.362.006ГУ Д205 2 0,470 10 - 16-00 

п. 10-023
Ю. ЩБ3.362.002ЕГГУ Д226 2 0,080 3 - I6-03_ 

п. 10-034



2 3I *
И. УЖ3.362.02ОТУ Диод Д235Б
12. СМ3.362.039ГУ Д9Г
13. ПЮ.336.004ТУ Транзистор МП26
14. 0Е0.464.031ТУ Конденсатор К50-6; 25в, 50мкф
15. 0Ю.464.031ТУ Конденсатор К50-6; 50в; 200шф

16. УВ0.462.014ТУ МБМ; 160в; 0,05ывф

Продолжение таблицы 14
4 \ 5 ! 6 ! 7 1 8

2 5,700 13 - 16-03 а Л 0-077
2 0,050 2 - 16-03п.9-010
2 0,500 5 - 16-03 п Л1-032
2 0,460 2 - 16-01 п Л-1587
2 0,810 2 - 16-01 1 п Л-16-01I 0,082 I - 16-01 «5пЛ-0965 i



Нормы расхода запасных частей к тиристорному 
преобразователю типа ИЮ

Таблица 15

HP
пп

Технические 
условия, ГОСТ,W деталей и узлов

Наименование и тип элементов

К-во
эле
ментов
на
один
аппа
рат,
ПРГ.

Стои
мость
элемента,
руб/шт

Родовая 
норма 
расхода 
.запасных 
частей 
на 100 
комплек
тов» пп?»

Комплектная 
поставка заво- 
доы-изготовите 
леи с аппарату 
рой на гаран
тийный срок 
службы
(шт.на компл.)

№ прейску
ранта и 
позиции

I 2 Г 3 4 L_ 5 6 7 а
Покупные запасные части

I» ТУЭ ОЕВ 529.004-58 Лампа сигнальная ЛС-53 I 0,200 5 - 15-04
п.19-081

2. ТУШ.362.021 Тиристор Т-150-66-1; 600в-150а 2 6,550 3 - 16-Ш
П Л 2-043

3. ТУГР8.215Л08 Диод Д7Б 12 0,060 29 - 16-Ш
п.9-029

4. ТУСМЗ .362.043 Стабилитрон Д808 2 0,330 I - 16-08 
пД 0-105

5. ТУШ.362.043 Стабилитрон Д816Д 5 1,700 3 - 16-Ш
п.10-119

6. ТУЩБЗ.362.006 Диод Д205 6 0,470 30 - 16-Ш
пЛО-023



3I i

7 . ТУТР3.215Л08 Диод Д7Ж

8. Т Ш З  ,362.026 Стабилитрон Д815Е

9. ТУУЖ3.362.026 Стабилитрон Д815В

10, ТУГШЮ.336.0Ю Транзистор МП-25

И . ТУСЕВО.006.057 Транзистор МП—I I I

12. ТУСИ3.365.012 Транзистор П-214В

13. ПХТ 6513-62 Резистор ПЭВ-10-10

14. ГОСТ 6513-62 Резистор ПЭ-75-2,4

15. МРГУ-ИШ0.468. 
502

Потенциометр Ш З-П -680

16. ГОСТ 6513-62 Резистор ПЭВР-50-1500

17. МРГУН0Ж0.468, 
512

Резистор ППБ-50Г; 4 ,7к

1Ь. ГОСТ 6513-62 Резистор ПЗВ-50; 7 ,5к

Продолжение таблицы 15

4  l 5

14 0,200

I 1,700

I 1,700

5 0,260

I 1,650

6 1,300

4 0,180

I 0,330

4 0,830

I 0,620

I 6,800

I 0,500

34

I

I

I I  

В 

17 

21 
34 

66 
171 

43 

165

16-03 
n *9-034
16-03 
n .10-129
16-03
n.IO-126
16-03 
n *11-029
16-03 
пЛ  2-001 
16-03 
ПЛ1-С65 
16-01 
п.2-0312 
16-01 
п ,2-0308 
16-01 
п .2-0655 
16-01 
п.2-0337 
16-01 
п .2-0646 
16-01 
п.2-0818

165



и ______ §______ !______________ 3
19. ГОСТ 7113-66 Резистор ШГГ-2; 2,Ох
20. ГОСТ 7113-66 Резистор МЛГ-0,5; 5,1 вон
21. МРГУ-ИОЮ.463.502 Потенциометр ШВ-И-3,3
22. ГОСТ 7113-66 Резистор ЫЛГ-2; 100оы
23. ГОСТ 7113-66 Резистор ЫЛГ-0,5; ГОк
24. МРГУ-11Ш0.463.5СВПотшциометр ИВ-П; 150
25. ГОСТ 7113-66
26. ГОСТ 6513-62
27. ГОСТ 71X3-66
28. ГОСТ 6313-62
29. ГОСТ 6513-62
30. ГОСТ 7113-66

Резистор МЯГ-0,5; ЗООон 
Резистор ЛЗВ-IO-IOOom 
Резистор МЛГ-О.б; 680он 
Резистор ШВ-25-1,2юм 
Резистор ШВ-25-2,4ком 
Резистор НЛГ-2; 180ом

Продолжение таблице 15

4 ! 5 ! 6 ! 7 1 8
9 0,048 5 - 16-01п.2-01222 0,023 I - 16-01 п *2-0116I 1,650 16 - 16-01п.2-06677 0,04В 4 - 16-01п.2-01222 0,023 I - 16-01 п .2-0116I 1,650 16 - 16-01 п.2-06674 0,023 I - 16-01П.2-СХ16I 0,180 5 - 16-01п.2-03123 0,023 I - 16-01 п.2-0X16I 0,2X5 23 - 16-01 п.2-6315I 0,2X6 23 - 16-01п.2-08152 0,037 I - 16-01п.2-0122



I !______ 2_______ 1_______________ 3
31. МРГУ-П0Ш.463.502 Потенциометр ППЗ-II~I,5к

32. ГОСТ 6513-62 Резистор ПЭВР-25-IOOom

33. ГОСТ 7112-54 Конденсатор МБПЦ-26-2мв$; 500в

34. 17010.464.001 Конденсатор ЭЩ-50в; 50 мвф

35. МРГУПОЖ) .464.042 Конденсатор К-50-3; ЗООв; 100 миф

36. ТУ0Ю.464.001 Конденсатор ЭГЦ; 50в; 100 ынф

37. - п-
38. 17УБ0.462.014

Конденсатор ЭГЦ; ЗОв; 1000 мвф 
Конденсатор МБМ-160в; 0,5мкф

39. ТУ0Ш.462.023 Конденсатор МБР0-2-16Ов; 4мкф

40. МРГУП0Ш0.464.С61 Конденсатор К50-6-50-50

41. Конденсатор K50-6-I00-20

42. Т70НЮ.462.022 Конденсатор МБГП-2-160-30

43. -н- Конденсатор МБГП-2-160-15

Продолжение таблицы 15

4 1 5 1 6  1 7 1 8
3 1,65 49 - 16-01

п.2-0667
I 0,305 23 - 16-01

п.2-0335
6 0,240 15 - 16-01

п.1-0817
2 0,250 6 - 16-01 

п.1-2396
I 0,530 I - 16-01

п.1-1449
2 0,290 6 - 16-01 

п.1-2397
3 0,250 9 -
4 0,115 2 - 16-01 

п.1-0957
I 0,405 I - 16-01 

п Л-0926
6 0,500 8 - 16-01

п.1-1599
I 0,460 I - 16-01

п.1-1606
I 1,450 3 16- 16-01

п.1-0772
I 0,780 3 - 16-01

п.1-0770



I i_________ 2________ \_________________ 3
44. ТУУЪО.461.010 Конденсатор ПМ-Т-0,0!

45. ТУУЮ.462.С14 Конденсатор МБМ-160-I

46. ТОЮ.461.010 Конденсатор ПН-1-5; 600

47. ТУСМ3.362.040 Диод Д1С5

48. ТУГРЗ.215.106 Диод Д7Б

49. ТУУЯ3.362.026 Стабилитрон Д815

50. ГОСТ 8355-57 Лампа 6Н1П

51. ТУШВЗ.365.081 Транзистор IB04

52. ГОСТ 5574-65 Резистор СП-1-0,5-1Оком

53. ГОСТ 5574-65 Резистор СП-1-0,5-33 ком

54. ГОСТ 5574-65 Резистор СП-1-0,5-470 ком

55. ГОСТ 7113-66 Резистор МЛГ-0,5; 6,2 ком

56. Резистор НЛТ-0,5; 1мом

57. Резистор Ш1Г-0,5; 16коы

Продолжение таблицы 15

64 1 5 ; 6 I_______ 7
j 0,240 } - 16-01

п.1-1169
I 0,135 I - 16-01 

п Л-0958
I 0.Т40 I - 16-01

п.1-1167
I 0,390 5 - 16-03

п.10-009
16 0,060 43 - 16-03 

п .9-029
‘j 1,700 I - I6-C3 1 

п Л 0-124
I 0,550 10 - 16-03 £  

п.1-102
Т 2,200 6 - 16-03 ' 

п.12-013
4 0,165 10 - 16-01 

п .2-0476
I 0,165 2 - 16-01

п.2-0476
1 0,200 2 - 16-01

п.2-0477
г 0,018 I - 16-01

п.2-0116
2 0,020 I - 16-01

п.2-0117
2 0,018 I - 16-01 

п.2-0116



Таблица 16

Но оды расхода запасных частей к реке гаииа- 
эде кг ранному типа РГЭ-2Н

----- ,------------------------
I

Л* ! Технические уело- 
пп 1бия ГОСТ, # дета

лей  и узлов
I

Наименование и тип 
элементов

1

Стой- 1 Годовая |комплектная I 
«ость норма поставка за - * 
элаюнФрасхода }водом-изготови-Р прейску-«D8

1~ --- г~
«Коди- ! 
!чесгво 1 
!элемен-1 
!тов на I !1 аппа-Г !рат ( 
!ШТ» I 1 t
i i
! !

1-----2---- Г

!запасных!телв1| с ааПа<
РУ б/шг !частей 

!на 100 
!комшг* 
I шт.
1
i

— ft i ~

ранга и 
!позиции
I

накоыпл.)|
i

Н -----я-----

•ратурой на 
•гарантийный 
[срок службы 
Цат

I , ГОСТ 8356-57 Лампа электронная 6ЩЛ

г . ТУ СУ8«374*018МРТЦ Лампа миниатюрная MH-I4

з* ЧТУ. 15.306.57МРТП Счетчик СТС-8

4* ШЮ. 360.60S МРТП Переключатель П2К-2ШК-15

ШЮ, 450.003 Реле МКУ-48

6. ГОСТ 5561-54 Конденсатор КЭ-2-300-20М

ТУ ОШ. 462. ОЙ Конденсатор МБ10-1-160-20

I 0.550 10 - 16-03 5  
п Л-102 ,

I 0.600 5 - 16-03 
п* 4-007

I 1.800 I I - 16-03 
п. 6-064

I 0,900 3 - 16-01 
п Л-007

I 1,550 165 - 16-02
пЛ203

I 0,099 5 - 16-01 
П Л-2125

I 0,310 I - 16-01 
п Л-0938



I ! 2 ! 3
8. ГОСТ III55-65 Конденсатор KCO-2-500-A-I300
9. МРТУ II 010*462.049 Конденсатор ИБШ-1-1500-2-П
10. ГОСТ 6562-53 Резистор ВС-0,25-1-3,9-П
II. ГОСТ 6562-53 Резистор ВС-0,25-1-0,2-П
12. ГОСТ 6562-53 Резистор BC-0t25-I-If 5-П
13. ГОСТ 7113-66 Резистор МЯТ-1-Ю,0-П
14. -"- Резистор МИТ-3-2,0-П
• МРТУП ОЖО. 462.049 КонденсаторМБ№1-75СЕ-1-П15.

Продолжение таблицы 16
4 ! 5 ! 6 ! 7 ! 8
I 0,045 7 - 16-01 п Л-5295I 0,660 2 - 16-01 п Л-10512 0,016 I - 16-01 п» 2-0012 0,016 I - 16-01 п.2-001I 0,016 I - 16-01п.2-001I 0,023 I - 16-01п.2-0116 gI 0,023 I - 16-01п.2-0116 1I 0,300 2 - 16-01п.1-1055



Нормы расхода запасных частей к автоматическому дозатору 
флотационных реагентов типа ДДЭД

Таблица 17

т
пп

Технические 
условия, ГОСТ, 
]§ деталей 
и узлов

Наименование и тип 
элементов

Коли
чество 
элемен 
тов на 
I аппа
рат 
шт.

Стои
мость
элемен
та ,
-руб/шт.,

1Ьдовая
норма
расхода
запасных
частей
100 комп, 

шт.

Ибкклёктнай'" 
поставка за-
В0Д0М-ИЗГ0Т0
вителем с 
аппаратурой 
аа гарантий
ный еров 

, службы
' (шт.на кошдЗ,

# прейску
ранта и 
позиции

I 2 3 4 ! 5 6 7 8 _

Покупные запасные части
I . А6.762.263 ТУ Дбигатель асинхронный АДП-362 2 22,400 102 - 15-01 

п. 12-085
2. ТУ0АБ.529.036 Магнитный усилитель ТУМ-А5-П I 12,000 25 - 15-04 

п. 15-123
3, ТУ ОБО. 005. 053 Транзистор МП41А 2 0,390 15 - 16-03

п.П-019
4* ТУ 1Ш0.336.010 Транзистор МП-26 I 0,500 2 - 16-03 

п. 11-032
5. ТУ I ЩБ3.362.002 Диод Д226Б 7 0,220 9 - 16-03 

п. 10-032
6. ТУ УЖО. 321.049 Диод Д242 2 0,500 18 - 16-03 

а. 10-036
7. ТУ TP3.2I5.I08 Диод дат 8 0,100 19 - 16-03 

п .9-031
8. ТУ. ОВД. 464.015 Конденсатор ЭМ-6-25 2 0,046 3 - 16-01

п.1-2325



I ! 
9* 

10.

11.

12.

13.
14.
15.
16.

17.
18.

19.
20.  

21.

2_________ ! 3_____________

MPT7 П.ОЖО.464.042 Конденсатор K-5Q-3-6~I000 

МРТУП.ОКО. 464.031 Конденсатор K5Q-6-I5~IQ0 
ТУ.010.462.023 Конденсатор МЕГ0-2А-160-20 

MPI7.II.QK0.462.04S Конденсатор МБ1Ч-2А-250-5,5 
ОКО. 462. Ю4ТУ Конденсатор МБМ-Б-250-I, О
МРТУЛ1.Ш0.464.042 Конденсатор K5O-3-25-2G0 
МРТУ. II. ОКО. 464.042 Конденсатор К50-3-50-100 
ГОСТ-7113-63 Резистор ЩТ-0,5; ЗОк

Резистор МЯТ-0,5; 470к 
Резистор МДТ-0,5; 2,2к 

ГОСТ-6513-62 Резистор ШВР-10-75

МРТУ. II. ОКО. 468.503 Потенциометр Ш-43-10000 
ГОСТ 7113-66 Резистор MIT-0,25; Imqm

22 , Резистор МйТ-0,25; 0,56мом

Продолжение тасшицы 17
4 | 5 I 6 I_______7 1 8

I 0,250 I - 16-01п.1-14003 0,430 4 - 16-01 п. 1-3577
I 1,180 I - 16-01 п.1-0928
I 2,900 2 - 16-01п.1-1070
1 0,330 I - 16-01 п. 1-0856
I 0,250 I - 16-01п.1-1418
I 0,200 I - 16-01 п.I-I4282 0,018 I - 16-01п.2-01162 0,018 I - 16-01п.3-01163 0,018 I - 16-01п.3-0116I 0Р245 II - 16-01П.2-СВ32
I 1,650 16 - п̂ МЭ667
4 0,022 I - 16-01п.2-0114
3 I - 16-01 П.2-0114



Таблица 18

Нормы расхода запасных частей н регулятору уровня типа РУ-4-16А

1_
__

__
__

a
s

__
__

1

Технические 
условия, ГОСТ 
$  деталей и узлов

\
\

Наименование и тип элементов !

К-во 
элемен
тов 
на I 
аппа
рат, 
шт.

Стои
мость
элемента,
руб/шт

Годовая 
норма 
расхода 
запасных 
частей 
на 100 
комплек
тов, шт.

Комплектная 
поставка 
заводом-кзго- 
товитеяем с 
с аппаратурой 
на гарантий
ный срок 
службы
(шт, на комп..

$  прейску
ранта и 
позиции

I 2 3 4 5 6 7 !
Покупные запасные части

I. ГОСТ 5574-65 Резистор СП-1-3—I2A; 10 ком I 0,150 2 - 16-01
п.2-0474

2. ГОСТ 7113-66 Резистор ЮТГ-0,5; 1,3к I 0,018 2 - 16-01
п.2-0116

3. ТУ. УВО.462.014 Конденсатор МШ-250-0,05-П; 0,05мкф I 0,135 I - 16-01
п.1-0959

4. ТУ. ОЖ).464.001 Конденсатор ЭЩ-26-50; ЗОшф 3 0,410 9 - 16-01
п.1-2548

5. ТУ. УВО,462.014 Конденсатор МБМ-160-0,5-П; 0,5мкф I 0,115 I - 16-01
п.1-0957

6. ТУ.0Ш0.462.023 Конденсатор МБГ0-160-10-П; ХОмкф 2 0,740 I - 16-01 
п.1-0927

7. ТУ.ОШ.464.001 Конденсатор ЭГЦ-26-50; 100 мкф 2 0,300 6 - 16-01 
п Л-2456

8. ТУ.ШО.462.031 Конденсатор МБ-1-200; 0,022 миф I 0,049 2 - 16-01 
п Л-1018



Продолжение таблицы 18

I ! 2 ! 3 ! 4 1 5 ! 6 1 7 ! 6

9. ТУ0Ю.464.001 Конденсатор ЭГЦ-26-50; 200 миф 2 0,340 6 - 16-01 
п .1-2457

10. ВЧТУ ТТЗ.362.001 Диод Д102 24 0,190 119 - 16-01
п.10-003

II . Ч£ЬТ ТЮ .362.012 Диод Д206 II 0,070 56 - 16-03
п.10-024

12. ЧТУ TF3.362,012 Диод Д207 8 0,140 41 - 16-03 
п.10-025

13. ШСТ 8355-57 Лампа 6Н1П I 0,550 8 - 16-03
п.1-102

14. ТУ 1Ш0.336.0П Транзистор ШЗА 3 0,640 8 - 16-03 
п .11-005

15. ТУ ЩБ3.365.011 Транзистор П208 2 1,750 25 - 16-03 
п .11-048
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