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ТИПОВОЙ П РО ЕК Т
901- 5- 265.69

ГЛАВНЫЙ КОРПУС 
ОЛЯ СТАНЦИИ ОЧИСТКИ в о д ы
П О В Е Р Х Н О С Т Н ЫХ  и с т о ч н и к о в  

М У Т Н О С Т Ь Ю  ДО 1500м г/л 
П Р О И З В О Д И Т Е Л Ь Н О С Т Ь Ю  5 т ы с . м ' / с у т к и

А л ь б о м  3
П е р е ч е н ь  а л ь б о м о в

А л ь б о м  1 11 1
А а  ь ь о м  г

Ч А С Т Ь  1 А Р
к м
АЗ
ос

ч а с т ь  а кж
А л ь б о м  3  т х

в к
п

П О Я С Н И Т Е Л Ь Н А Я  З А П И С К А

А р х и т е к т у р н ы е  р е ш е н и я  
к о н с т р у к ц и и  м е т а л л и ч е с к и е  ,  
А н т и к о р р о з и о н н а я  з а щ и т а  к о н с т р у к ц и и  
о р г а н и з а ц и й  с т р о и т е л ь с т о а
К О Н С Т Р У К Ц И И  Ж Е Л Е З О Б Е Т О Н Н Ы Е  
Т Е Х Н О Л О Г И Я  П Р О И З Б О  AC T  ЬА  
В Н У Т Р Е Н Н И Й  В О Д О П Р О В О Д  И К А Н А Л И З А Ц И Я  
О Т О П Л Е Н И Е  И В Е Н Т И Л Я Ц И Я

П р и м е н е н н ы е  м а т е р и а л ы : т. п . ч о ч - з - ч ч н . 8 7 .  А л ь б о м  п ,С т р о и т е л ь н ы е н з а е л и я  
Р а с п р о с т р а н я е т  Св е р д л о в с к и й  ф и л и а л  Ц И Т П .

И

2 3 8 2 / -М

А Л Ь Б О М  Ц
Ч а с т ь  1 ЭМ С И Л О В О Е  Э Л Е К Т Р О О Б О Р У Д О В А Н И Е .

30 Э Л Е К Т Р И Ч Е С К О Е  О С В Е Щ Е Н И Е

Ч а с т ь  а
сс С В Я З Ь  И С И Г Н А Л И З А Ц И Я
АТХ А В Т О М А Т И З А Ц И Я

Ал ь ь о м 5 кж и С Т Р О И Т Е Л Ь Н Ы Е  И З Д Е Л И Я
А Л Ь Б О М  6 А Т Х З А Д А Н И Е  З АВ ОД У -  И З Г О Т О В И Т Е Л Ю  

ЭСК ИЗН ЫЕ  Ч Е Р Т Е Ж И  О Б Щ И Х  ВИДОВ
А А ЬБ о м 1 т В Е Д О М О СТ И О О Т Р Е Б Н О С Т И  8 М А Т Е Р И А Л А Х
А Л Ь Б О М  в ео С П Е Ц И Ф И К А Ц И И  О Б О Р У Д О В А Н И Я
А Л Ь Б О М  9 с С М Е Т Ы

Ч А С Т Ь  \
Ч а с т ь  а

©  <?<Р циго Госстрой ССОР, /Я9г.

Р А З Р А Б О Т А Н - .
Ц 1 1 Ш П  ИН Ж ЕН .Е Р Н О Т О  О Б О Р УД О В АН ИЯ  
ТОРОДОБ Н О Б Щ Е С Т В Е Н Н Ы Х  З Д А Н И И

Г А А Б Н Ы Й  И Н Ж Е Н Е Р  И Н С Т И Т У Т А  __ А.Г.  К Е Т А О Ь  /•
Г л а в н ы й  и н ж е н е р  п р о е к т а  /• Е . А .  Б е л я е в а /.

У Т В Е Р Ж Д Е Н  Г О С Г Р А Ж Д А И В Т Р О Е М  
П Р И К А З  ОТ 29  ИЮЛЯ Ш б Г .  Н ; 2Ч6
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С о д е р ж а н и е  а л ь б о м а

Л/V
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Наименование и обозначение документов. 
Наименование листа. CTP

м
л и с т

Наименование и обозначение документов 
Наименование листа. Стр.

//л/
ЛИСП!

Наименование и о б о з н а ч е н и е  д о к у м е н т о в . 
Наименование л и с т а Стр.

Содержание 2 ТХ-47 Т о  же. Схемы R4. R2.B7, КЗ. 49 тхн-9 Коллектор для гидросмыва в растворно-хранилищ-
ТХ-48 Тоже, схемы АО и ВТ. 20 НЫХ Б АК АХ  К О А Г У Л Я Н Т А .

Технология производства. ТХ-Т9 Воздуходувная. План на отм. 0.000. д а о Устройство воздухозаборное. ЗТ
Разрезы г о - Ю ; т т - т т . 24 ТХИ-ТТ Поддон. 32

тх-т О б щ и е  д а н н ы е . 3 тх-го Насосная станция I подъема. Планы на отм. ТХИ-12Площадка для обслуживания крана. 33
тх-г П Р И Н Ц И П И А Л Ь Н А Я  С Х Е М А  О Б Р А Б О Т К И  ВОДЫ. ч -2.400,0.000. Разрезы 42- 42: 43-43. 22
ТХ-3 О б щ е у в я з о ч н ы е  п л а н ы  н а  ОТМ. 0.000 И 4.200 ТХ-24 То ж е . Схемы трубопроводов В4,к з и А2. 23 Внутренний водопровод и канализация.

Разрез 4-4. 5 тх-гг Лаборатории. Фрагмент плана на отм. 4.200
тх-ч Зал отстойников и фильтров. План на с расстановкой мебели и оборудования. 24 ВК-4 Общие данные. 39

ОТМ. 0.000 И -  1000 6 ВК-2 Планы на отм. D .O O D  и П.200. П л а н  кровли.
ТХ-5 Тоже. План на отм.4.200. 1 Прилагаемые д о к у м е н г ы . Схемы ВТ. T3. КТ и К2. 35
ТХ-6 Тоже. Разрезы 2-2; 3-3: О-Ч. 8 Эскизные чертежи общих видов
ТХ-7 Тоже. Разрез 5-5.. Летали фильтра. g Отопление и вентиляция.
ТХ-6 Тоже. Регулятор уровня. 40 ТХН-1 Смеситель вихревой ф № 0 25 08-4 Общие данные. 36
ТХ-9 Тоже. Схемы трубопроводов 64. В7.В8. кз и К5. 44 ТХН-2 Коллектор сборно- распределительный. 26 D&-2 План на отм. о.ооо. 37
тх-ш Тоже. Песковое хозяйство. Фрагменты плана. ТХИ-3 Быстроразъемное соединение труб Л Ч 65 ов-з План на отм. ч.гоо. 35

Летали. Схема. 42 "шланг- шланг'! ОВ-4 Схема системы отопления. Узел управления. Схема
тх-44 Тоже. Барианты дренажа фильтров. 43 тхн-ч Быстроразъемные соединения труб А ч 65 С И С Т Е М Ы  Т Е П Л О С Н А Б Ж Е Н И Я  У С Т А Н О В О К  АЧ -f АЗ- 39
тх-тг Тоже. Отбор проб. План. Схема. Д е т а л и . 44 " ш л а н г -  т р у б а ". 27 ОВ-5 Схемы Систем П Т ;  ВТ-р 89 И  ВЕТ-г-ВЕб. 40
ТХ-13 Тоже. Технологический водопровод и водостоки. ТХН-5 Распределитель дырчатый р а с т в о р а 08-6 Установка системы П4 44

Планы. Схемы трубопроводов ВЗ и К2. 45 коагулянта. 2 8 08-Т Установка систем ВТ; BS-. ВЧ; В6-. В8. 42
тх-44 То же. Разводка реагентопроводов. План ТХН-6 Камера хлопьеобразований. 2 9

Схема. Деталь 46 ТХН-7 Поплавок Ду -Шо. Прилагаемые Документы
ТХ-45 Отделение коагулянта и полиакриламида. ТХН-8 Коллектор распределительный в растворно-

План на отм. - Ш о; О.ооо и Т.ЧОО; 2200. 47 Х Р А И И Л И Ц Н Ы Х  Б А К А Х  К О А Г У Л Я Н Т А . 30 ОВН-Т Конфузор
гс-46 То же . Ра з р е з ы  6 -6  * 9-9. 48 08Н-2 Переход Й

Копировал  Е р е м е н к о  Ф о р м а т  А2
Z3tZf-oj
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В е д о м о с т ь  ч е р т е ж е й  основного  к о м п л ек та .

Лист Наименование Примечание

тх-ч Общие данные.
ТХ-2 Принципиальная схема обработки воды.
тх-з Обыеу&язочиые планы Н А ОТМ. 0.000 И <1.200.

Разрез И .
тх-ч Зал отстой нм ко 8 и фильтров. План на отнЦОООиЧООД
ТХ-5 То же. План на отм. U.200.
ТХ-б То же. Разрезы 2-г, 3-3. Ц-Ц.
7Х-Т То же. Разрез 5-5. Летали фильтра.
тх-в То же. Регулятор уровня.
ТХ-9 Тоже. Схемы трубопроводов ВТ87.ВБ.К3мк5.
7X-4Q Тоже. Песковое хозяйство. Фрагменты

плана. Детали. Схема.
TX-II Тоже. Варианты дренажа фильтров.
ТХ-12 Тоже. Отбор проб. План.СхбмаВЗ. Детали.
TX-J3 Тоже. Технологический водопровод и водостоки.

Планы. Схемы трубопроводов вз и  кг.
тх-чч Тоже. Разводка реагентопроводов. План.

Схема. Деталь.
ТХ-Л5 Отделение коагулянта и полиакриламида.

План на отм. 4200; о.ооо и ШО, 2.200.
ТХ-16 Тоже. Разрезы 6-6 * 9-9.
ТХ-17 Тоже. Схемы трубопроводов R4,кг. В7.КЗ.
ТХ-18 Тоже. Схемы трубопроводов АО и  ВТ
TX-19 Воздуходувная. План на отм. о.ооо.

Разрезы «м о ; и - н .
ТХ-20 Насосная станция IF подъема. Планы на

отм.-2.400; о.ооо. Разрезы 4г-(г-, 4з ч з .
тх То же. Схемы трубопроводов ВТ; КЗ и А2.
тх-гг Лаборатории. Фрагмент плана на отм. <i.200.

С РАССТАНОВКОЙ МЕБЕЛИ И ОБОРУДОВАНИЯ.

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов.

О б о з н а ч е н и е Н а и м е н о в а н и е П р и м е ч а н и е

С с ы л о ч н ы е  д о к у м е н т ы .
Се р и я  ч.ад-гб Д е т а л ь  вв ода  р а с т в о р а  р е а г е н т о в  в т р у б о п р о в о д ы

Се р и я  1 901 -3 Ги д р о э л е в а т о р  п е р е н о с н о й  для т р а н с п о р т и р о в к и  п е с ка .
То ж е . Бу н к е р  з а г р у з о ч н ы й  с  э ж е к т о р о м .
Т О Ж Е . Се п а р а т о р  д л я  п р о м ы в к и  и  т р а н с п о р т и р о в к и  п е с к а .
Се р и я  7.901-5 вып.в По п л а в о к  ДуБО.
Се р и я  Я Ю Н  В.О В о д о м е р н ы е  у з л ы .
Се р и я  Ч.ЧШгБиюЗ Ва к у у м н ы е  у с т а н о в к и  с в о л о к о л ь ц е в ы м н  н а с о с а м и .
Се р и я  7.9&1-5 в.Ч ЗАСЛОНКА ПОВОРОТНАЯ РЕГ УЛИРУЮЩАЯ Д у  150.
Се р и я  4.900*9 т Узлы Н ЛЕТАЛИ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПЛАСТМАССОВЫХ ТРУБ

ДЛЯ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И КАНАЛИЗАЦИИ.
Се р и й  2.492-1 Ти п о в ы е  у з л ы  и  л е т а л и  к о м б и н и р о в а н н ы х  в н у т -

PEHHUX ВОДОСТОКОВ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ С
ПРИМЕНЕНИЕМ НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИХ Т РУБ .

п р и л а г а е м ы е  д о к у м е н т ы .
Э С К И З Н Ы Е  Ч Е Р Т Е Ж И  О Б Щ И Х  В И Д О В .

T X V H См е с и т е л ь  в и х р е в о й  2 о о .
тхн-г Ко л л е к т о р  с б о р н о - р а с п р е д е л и т е л ь н ы й .
тхн-з Б ы с т р о р а з ъ е м н о е  с о е д и н е н и е  т р у б  Д убБ.

" Ш Л А Н Г -  Ш Л А Н Г "
тхн-ч Бы с т р о р а з ъ е м н о е  с о е д и н е н и е  т р у б  Д у  65.

' Ш Л А Н Г -  Т Р У Б А ' *
Т Х Н - 5 Ра с п р е д е л и т е л ь  д ы р ч а т ы й  р а с т в о р а  к о а г у л я н т а .
Т Х Н - 6 К А М Е Р А  ХЛОПЬЕО БРА ЗО ВАН ИЯ
тхн-т П о п л а в о к  А у Ш .
Т Х Н - 8 Ко л л е к т о р  р а с п р е д е л и т е л ь н ы й  в  р а с т в о р н о -

Х Р А Н М Л И Щ Н Ы Х  Б А К А Х  К О А Г У Л Я Н Т А .
TXH-9 К о л л е к т о р  д л я  г и д р о с м ы в а  в  р а с т в о р н о -

Х Р А Н М Л И Щ Н Ы Х  б а к а х  к о а г у л я н т а .
TVH4Q У с т р о й с т в о  в о з д у х о з а б о р н о е .
тхн-н Поддон
Т Х Н - 1 2 П л о щ а д к а  д л я  о б с л у ж и в а н и я  к р а н а .

Т Х  СО С п е ц и ф и к а ц и и  о б о р у д о в а н и я
T X  В М В Е Д О М О С Т И  П О Т Р Е Б Н О С Т И  в  М А Т Е Р И А Л А Х

п
Т а б л и ц а  о п р о с н ы х  л и ст ов  н а ш и в , т л е в ш и м  Г и д р о и а ц е н .

Наименование насоса
Н о м е р  о пр о сн о го  листа
И ДАТА СОГЛАСОВАНИЯ

Насос-дозатор нд25-4бо/г5 к<чба А/Т«зг от 29.0fl.TS

Ра с х о д  т о в а р н ы х  р е а г е н т о в .

Наименование реагентов
Расчетная

ДОЗА,
МГ/Л

Ра с х о д  
в сутки

Ко а г у л я н т  с е р н о к и с л ы й  а л ю м и н и й  Т У  И З - 08-531-83 240 { V

Полиакриламид Ш 10401-66 и В ТУ 22-62 42,5 0,0069
Капр ж и д к и й  на обеззараживание гост6718-68 2 т ±

Расход рабочих растворов

Наименование реагентов
РАСЧЕТНАЯ
Ш ц Е и СРАИиЯ. *А>

РАСКОЛ i  суни 
M i

Коагулянт (сернокислый алюминий). 5 8,4
Полиакриламид (ПАа) 0А 5,5

Т е х н н к о -  э к о н о м и ч е с к и е  п о к а з а т е л и .

л/л/
п.п. Н а и м е н о в а н и е  п о к а з а т е л е  it Ед.изм. Кол-во

4 О б щ а я  с м е т н а я  с т о и м о с т ь ТЫС. РУБ. 397.26
2 Ст о и м о с т ь  с т р о и т е л ь н о - м о н т а ж н ы х  р а б о т ш 306,89
3 Об щ а я  численность о б с л у ж и в а ю щ е г о  п е р с о н а л а ЧЕЛ. 29

ВТ.Ч.НАИБОЛЕЕ МНОГОЧИСЛЕННУЮ С М Е Н У * 13

У с л о в н ы е  о б о з н а ч е н и я .
В1 ТРУБОПРОВОД ЧИСТОЙ VI ПРОМЫВНОЙ воды.
S3 ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ водопровод (ПРОБООТБОР).
ВТ ТРУБОПРОВОД ИСХОДНОЙ воды.
В6 ТРУБОПРОВОД ОСВЕТЛЕННОЙ ВОДЫ.
К1 ТРУБОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО'БЫТОВОЙ КАНАЛИЗАЦИИ 
К2 ВОДОСТОК.
КЗ ТРУБОПРОВОД ПРОИЗВОДСТВЕННОМ КАНАЛИЗАЦИИ.
К4 ТРУБОПРОВОД ПЕСЧАНОЙ ПУЛЬПЫ.
К5 ТРУБОПРОВОД ОТВОДА О С АД КА .
R1 ТРУБОПРОВОД РАСТВОРА КОАГУЛЯНТА.
R2 ТРУБОПРОВОД РАСТВОРА ПОЛИАКРИЛАМИДА.
R5 ТРУБОПРОВОД Х Л О РН О Й ВОДЫ.
АО ТРУБОПРОВОД СЖАТОГО -ВОЗДУХА.
А2 ТРУБОПРОВОД ВА КУУМНЫХ СИСТЕМ.

Типовой ПРОЕКТ РАЗРАБОТАН В СООТВЕТСТВИИ С ДЕЙСТВУЮЩИ
М И Н О РМ АМ И  И ПРАВИЛАМИ И  ПРЕ Д УС М АТ РИ В АЕ Т  МЕРОПРИЯ
Т И Я ,  ОБ ЕСПЕЧИВАЮ ЩИЕ В З Р Ы В Н У Ю ,  В З Р Ы В О П О Ж А Р Н У Ю  и 
П О Ж А Р Н У Ю  Б Е З О ПА СН О СТ Ь  ПРИ Э К С ПЛ УА Т АЦ ИИ  ЗДАНИЯ.

Г л а в н ы й  и н ж е н е р  п р о е к т а  —  Б е л я е в а

п р и в я з а н

П Т н О ё

тп 90Н-г-гб5.89 тх—

Y[ -------

Ч И ГИ Р Е В А тИНМЕН ГОРОХОВА - ГЛАВНЫЙ КОРПУС ДЛЯ CTAHUUU ОЧНО 
КИ ВОЛЫ П08ЕРХН0СТНЫХ MCT04HU
я в ш и к т ж

РУК. ГР.Ря б о в а __ МРЛ&Ц Р А 3(
ш _
ГЛ .С П ЕЧ
Н .к о н т .

Б е л я е в а

& Ш А И Р
tWaJj -

О б щ и е  д а н н ы е

Н А Ч ЁТ А
г

Ко п и р о в а л  Е р е м ч е н к о  Фо р м а т  А2
2 3 fZ/-C > t
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в/ -  труБопРомд ч и сгон и промывной войн .  АО- шруво провод анатого воздуха
87 -  тртпровод исходной води Ri -  мрУБопровоараствора коагулянта -  » производственной канал тон.
, ,  . 4 т £ м  « л  «  .............. -

Й|«ШМ

- отвода осадка
М П

Ктшгпташс|

В Ш Щ Н Ш Й
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ТШнГ

М регор смеслтш.
У рац  пошеной mtmmm Фильтры

^ г а я м щ  BTtoiA иео и Щ Щ .И А М ^ З Д О

Есалектор m m  промшмоц ю ш ^ и

to o t У я р о м к а н а л ц м ш ш й в

kaaihue owouhuhj ф 350 Тмгопровоа полного опо
Р О М Е Ш  фиШРАф<(Я

Дрш нж ая сисгемд фильтра 
Фрагмент плана 

М 1:50 L L
М С5 Триба ф8о

Отретия ф 12мм 
Г И ш м Щ
КЕ ШАГ 3QQMM

А5*\ As*

Деталь загрузки фильтра

1ПВ 5̂кйНН6 тшшпсршщгшищеге ж е

• . ПЕСОК/ ‘ ;
о а Ц7-1.Б
da »0.8-I.0

КОЭФФИЦИЕНТ РПЗДМОРОАНОСТи 1580

й грдвий « «
А * •

ГГ б̂7.0-50 
5 -10 
10-20 
70-А0
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30
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6L jL f l i_ J  i4
* 0 bOSQl 0

ТП 901-3-285.89 и

й о м т т . №

Ш в т в а т ,( КРАЯ CETKU ЗАГИБАЮТСЯ ПОдТомУТ)
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В а р и а н т  Э р ь н а ж а  иа ще. лг ьанных  п о л и э т и л е н о в ы х  т р у б

П л а н
М V .50

1450 <450
П о д а ч а  о т с т о е н -  
н о й  В о д ы  н а  

ф ил ьтр 4>2.00
m

\zso s

*J5Q0

ts| MN N %

О т б о б  п о о м ы б н о и
■ б о а ы  Ф З О О

^ П о л н о е  а п р р р ж н ь н и & _  
ф и л ь т р а  Ф 1 0 0

К о л л е к т о р  с & р р н о - р д с п р в д е -  
л и т е л ь н ы и  ф з о о

плени;
W

Дренажные трибы ФЮ 
(см. деталь)

В а р и  а н т

В о е б и ш н и к

палимербетаннага
П лан

м Г . 5 0

брена жа

Коллектор сборно-

П

S.OOO

К о * л е .к ю р  с б о р н о - р а с п р е  -

Д е т а л ь  9 р е н а ж н о й  
м 1 И 0

трубы " Ж Н 5 -

flp u fa o H a ii м г л и ш к п  
из листового полиэти- /  

л е н а

ПроЙолрцны й х о м ч т  л в
Стадьной патрц&ок 7  П§лиэтцленрВая т р у б а  

'№ b .s n m t t i - 7 g  э о ^ л  гоь т1(533' s ^ Z l i Q Q

выписки а р м а т ы  для креп 
л е н и я  тр у б ы

К о л и ч е с тв о  щ е л е й  н а т р и б е & ш т  
^ш и рина {щелиO S n n  Элина S O n m )

; v1- р. *'1 ?. ®. **• и'°" /«•* Pt'• j-.» о ?.? yv t>., 'o щ Щ -
, - P J O Q  

_^k_« • Л о •. •lO'1!' ̂  <

Деталь
К о л л е к то р  с б о р н о  , 
р а с п р е д е л и т е л ь ^  

ны й

П а д д о к  б о л ь 
ш о г о  с о п р о т и в Л Е : 

м а я

\ При разработке вар и ан та дренажа с использованием щелеванных труб использован опыт работы полиэтиленовых щелевых трув на Н о с - Л  u n m o o r  м а
‘ ш с к и х  водопроводных с т а н ц и я х  и проектный материал Мосвадока н а лнии п роекта.

* • * V  •• *. * .* \ ! *' 1  «  ~глС

2 ~ z

П а т р у б о к  б о л ь ш о г о "  
с о п р о т и в л е н и я  <pzo

При переустройстве дренажной системы  Фильтра необходимо заварить отверстия Ф12мм 6 патрубках существующего сВорно-распределителнвго 
коллектора и порезать щели с указанным шагом.Предварительно нагретый? горячем глицерине, либо? воде, конец полиэтиленовой труоы  
надеть на стальной п атр уб о к  и закрепить хом утом  ив м е т а л л и ч е с к о й  п р ово ло ки.
коллектора и нарезать щели с указанным шагом 
надеть на стальной п атр уб о к  и закрепить
Возможны  д р у ги е  варианты  соединения дренажных труб с патрубкам и сборно*распределительного к о л л е к т о р а .

I, При проектировании д ренаж а из полимербетонных плит следует и с п о ль зо вать"Рек ом ен д ац ии по проектированию , м о н т а ж у  и  
э к с п л уа та ц и и  д ренаж ей скорых водоочистных Фильтров из пористого п оли м ер б ето на’! А К Х  Москва 1 9 $ Ь .
Производство приготовления поли мер бетонны х плит р а з р а б о та н о  ц н м н э п  и н ж е н е р н о го  обо р уд о в ан ия  ь эксперим ентальном  
проекте "Производственны й у ч а с т о к  па и з го т о в л е н и ю  полимербетонных плит д ренаж а фильтров п р о и з в о д и те л ь н о с ть ю  
7 5  плит в см е н у / ш и ф р  Э-ili l j .

3. Ук а з а н н ы е  ти пы  д р е н а ж е й  ф ил ьтров я в л я ю тс я  д опо лн ител ьн ы м и в а р и а н т а м и , по к о т о р ы м  п р и в е д е н ы  
то л ь к о  т е х н о л о г и ч е с к и е  р е ш е н и я .

рубка большого сопротивления

П  С  С  о  к  :  ‘

{50
0J0Q.

г о о -f з о о

П о р и с т ы е  
лю линербетон* 

ныв п л и ты

О т р о ж о -

. Н КОНТР
НДЧ.ОТА

БЕЛЯЕВА

Татарская
За п щ о щ

гп  9 0 ^ -3 -2 6 5 .8 9 Т Х

и Ж П Е Ш Л Е Ш Ы Я

5лл отстойников и фильтров.
ВАРиАНТЫ ДРЕНАЖА ФИЛЬТРОВ ИНЖШРНОГООМ?ЧА11т *  
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ПоиямокВля ББбВа ПоВача хлорной боЭина* Jlet>eWw*uj 
г1ЛОропроЬо'доЬ\ п̂Ьоимной моЫоВоице1»15; /для* установки

f ' \  VnhpwrinnwriRnune. 2.А 2.0 /  iSootsucivc.^езмроживонце 2-Ф 2.0/ Ьорона*
m u m  ( о о н  е л ь )  

к о н т р о л ь н ы *

ЬБоВ реагентсЛ Б тоу(б onpô oB с-г̂  искосУноа ЬотЫ*. ’Л® хлорной ЪоЪъ\ _____раствора коахцлянта <ме

Ь Ь о В  1 р о с т Б о р а  п о л и о к р и л а н и В а .  
<pW  К  о т б о й я и х и Ю  T p q f t u  В и х 

р е в о г о  с м е с и т е л я  1 J

цчок ресиентопроБоВоБ от 
.оваторной реагентного 

r Q э я й ' c m & a ,

^ t a t e H T o r \ p o S o 3 o S

ВихреБои смеситель 

6БоВ рагтБора оолцакриламиВа <П6

Приямок В  ля ББоВа хлооооро* к ы

ВБоВ хлорной БоВы Ф 2-0 8 код- 
лектор отЬ оВ а <р ильтраmо-

Цооолнительнмй БЬоВреагентоЬ 
ь коллектор лоВача отпоенной ЬоВм̂ но уильт̂ ьг-____  ^
р а з б о р а  п о л и а к р и л а м и д а  4 И 6

1Цчох ргоюнтолро^о^оЬ 
и У  Роют орной;г^лоЬ»\^ать 
ПйВ ллощаВьои.

П б В о ч а  исконн ой Бо В и  t.QQ 
оиихрёоой с носитель

П̂рохлаЪыЬать по ролу 
на отн. - d.000

/Коллектор поВочи  отстренЛ К оллектор  о т б о В а  
HoCi ВоВы на фильтры фильтрата ф £00 

<р 3S0

У сложные Йогнаиения 
реагентоороБоВоЬ

Цетиль цзш контрольной коронки 
РштетопроБоВ I----------------------------  I

ПроклаВкц и крепление полиэтиленовых rnpyb 
Выполнять ла серии 4.900-9 Выпуск о-{

-W— растБора коотулянта
- М --------полиакриламида
-К5— хлорной БоВы

Контрольной БорОНК-  иъ листоВою пали- этилена

— т.п. 90V5-265.89 ТХ

Главный ш>пи с д ля тниаи. ишки воли КаВеъхностны* , шсзочмцкоЬ мятное*йо да <500 нг I*- Крои >ЛОШГйЛЬН0СТЬИУ5тъ« .ИЖУ̂
Слали*Аист Листой

р ш
5ол отстой никой.и. лильтооУ пазролка веатемоооовокоь. Плон. Слена. Деталь.

ЦНИИЭПмпицмти̂ мшмш*

^КоаироБал‘. Ь й ^ о ^ а
Z3S2S-&  

ipnoft- А 2.
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_

1 т : ГЛАВНЫЙ КОРПУС АЛЯ CTAHUUU [ « Ш З Я Ш Э Т Ш З Д Я
K r p ЧМГИРЕВА Ж ОЧийТКМ ВОДЫПОВЕРХ Н0С1НЫ1UMO'ftM»* 

МУТНОСТЬЮ А01500 ИГМ ПРО.и»ОАи ТЕЛЬНОСТЪЮ S ТЫС. М5/СУТКИ— ' ’ I n i
г п |гип Бел я ев а— i
i— i ОТДЕЛЕНИЕ КОАГУЛЯНТА U„ ПОЛЧАКРМЛАМиАА

Сх ем ы  трубопроводов M .w.W .Ki
L4H  И И ч ^ П  

►ЖЕШНОГООИРУМШЧВ 
г. М о с к в а□ Н КОНТР ИВАНЕНКО

инвле □ НАЧ.ОТД ЗАПАЕТОДиНffitS > !
ZVZt’ Pf
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1 . Ъ г г  металлические трубы покрасить масляной краской 2  раза 
I .  Устанобоцные и присосВинцтельные размеры о Воруао& ания 

у т о ч н и т ь  при п ри в я з к е .
Ъ. М о н та м  Вакуум ной установки с Боаокмьце&ыни насосами 

§ьтод нятк по серии 4 .3 0 1-2 .5  Вы п у с к !

Ail

-2 .3 5 0
~ : 1

я г г

Я

щ А23 А Н Ш М 1

~\Р и С ш .
тп 901-5-265.89 Т Х

ГДАвный КОРПУС АЛЯ CTAHUUU очистки ВОДЫ ПОВЕРХНОСТНЫХ ИСТ ОЧНИКОВ МУТНОСТЬЮ ДО 1S0Q МГ/Л.
производитЕЛЬНОСТЫЮ 5тЫС.М»/С!ГГКЦ 
НДГПСНАЯ СТАНЦиЛ I  ПОДЗЕМА 
ьдКмЫ TPyounv'u#OADlb1,K3H Ас.

М Ш Ш Ш Ш Ш Ш Ж
M Z 1  | 
Ц Н И И Э Г Т

ИНКЕНЕРЧОГО ОБОРУ ШОК 
г. М о ск ва

К а п и р о в а л - Л л Ещ ц к о м
2 3 fZ / -P f

фоРМАТ'.Л^
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Ф ра гм е н т плана на отм k200
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Э к с п л и к а ц и я  п о м е щ е н ш !

о
с
§схOJJETаГС

Н а и м е н о в а н и е

© Контро льная лаборатория

© Средобарачная и м о е ч н ая

© А в то к л а в н а я

©
помещение смя хранения ло-
сиды и РЕДКТЦВОВ

® Х и м и ч е с к ая  л а б о р ато р и я

@ бактериологическая лаборагодо
Комната приема пищи и дежир 
кого перса кала J

Э к с п л и к а ц и я  о б о р у д о в а н и я

Наименование

Стол с Вытяжным циройстЕЬнМдичий) м / ц е з - Ц  

Стол Эля л аб о р ан та К Д Л  N Z 3 ,1S-01
С то л  лабораторный с  раковиной ш  Ц 5 .0 5
Стол лабораторный хим ический п р и с те н н ы й л ш т 
Щкыф для х и м и ч е с к и х  реоктий)8 KJ/MeZ-15 
Ш к о ф б л я  п р и б о р о к  КЛ Л-ЦИ-М
Стол Эля а н а л и т и ч е с к и х  б е с о в  С В -С  

Тум б а подсобная КАЛ-Ш-20________

Стол подкитный КДЛ-Чгз*Н-01
[Стол лабораторный биологический еТб-2

1 я 1

Экспликация оборудования

Но
ме

р 
по

 п
ла

ну
!

Наименование

\ Колорим етр ф о т о э л е к т р и ч е с к и й  К Ф К -2 .

. L и о н о м е т р  ун и в е р с ал ьн ы й  Э В - 7 Ч

3 Эл ек тр о п е ч ь с о п р о ти в л е н и я  кам ерная лаборото рм яСНОМ ВЯ-й-
J L
---1-----*-у~;------------------------------------------------------—“—“

Стерилизатор пароьои В К -30
5 . Ц е н т р и ф у г а  О П н -8
6_ Те р м о с та т сухо Бо зд уиж ы й электрический T C - 8 0 H - Z

J L Х о л о д и л ь н и к  „ З и л "
8 В а к у у м - н а с о с  З Н В Р - ^ Л

i _ Устрой ство Зля п р о бн о го  коагулирования боды „ У П К "
J0 А п п а р а т  Эля З и с и м я ц и и  Коды ДА
J L А п п а р а т  Зл я би Зистиляции бобы 5Д-Ь
J L М и к р о ск о п  б и о л о г и ч е с к и й  Н Б 1 М
J i М и к р о с к о п  л ю м и н и сц е н тн ы й  М Л -2/1
ft Б а н я  в о д я н а я  с  электрическ им  п а З о г р е б о м
15 Э л е к т р о п л и т к а

i £ Весы л аб о р ато р н ы е  Эвухпризм енны е 2 г о к л а с с а Щ П - 2 0 0 г

Л Весы лабораторны е равноплечи е 3 -г о  к л а с с а  В Л Р - 1  к г



Пи Наименование Ко*
1о полните л ьиые 

тазам* я

Стандартные изделия

i Отвод 90• zsot 1ростлз15-33 Z
l Переход кШ*& -tsu *з роетз?з-зз !
3 Фланец 1-100-2. s Cm2$recni8io-i0 1
4 фланец 1-Ц0-1.5 Cm яростном-so 3

Материал >/

1 ШТ s-*rierau3:7tлисГ СтЗГОСГ lkG37’ 7J If кг
l ,„rT s-encuim -7</CT Стзгост$37-7р 283 кг
9 оо лог а Мгосгпз-полога Ст3гвсТ535. 7  9 US* г. 30 кг
it T.vrrt 49»s i  ncntw-'ie'гьаЯ-В cmзслгостЮ705-SO 8.91т£ккг
и Tpurcf ПЗ tin гост 1070 к-7€

Я-S СтЗсл ГОСТ 10705-80 8.6 м и7кг
\b J 016 xli РОСГ/О 700-7G

А -В С/пЗсР ГОСТ 10105-60 /. <т 80кг
/3 Т„,. 1Z2t»9lmTlB7ll/-7e

г я-д СтЗсп гос Г Ю705'80 3.0 т806. к кг
\4 if . 80x80x6’В ГОСТ8509-80ЗголОК СтЗсп3-incT535-73 И. 9 м ко кг

/. Ыеине швы по готеозт-бо 
I. Покрытие: нефтяной вотум марки в. рост Z! 611- 67. 
з. М асса смесителя вихревого -  / Ш  кг

Щ п .
й Д И £
и ш р£ш ц

шишшм.
' д м ш

п и р а м .

вш
П  U1-3-265.8S Т И К  1

Ниппон лв злхгс- 
6М  С ШО

b u r n t *  т е м  $ w o  в ш

1ШТЛ7.П7ШГП771
J__L

иНИИЭЛ шШРУ11ШШ 10

I m m k k  и в в ш ш фВРМЛГ At
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Лоз. //аолте//о6а/*ог ГОЛ
Молш//огелб*г>/е

ркозамш

Матер/талз/

/ Лссг sss roar т а з - 7t
Ог.з raar ss23-70 332 кг

2 Трг/Ла 50*35ГОСТ3262-75 /.Sfit 7.32 кг
3 тм5а s9*3groerm n-76

3 -6  Ст.зГОСТ/0705-80 7.3аг 46.5 кг
4 Тп„Ял 325*5IT0CT/0704-76

0щ/ 3 -6 Сг.З ТОСТ/0705-80 S3At 207.4кг

5 -  Б
Л Т / - 2 У Старше /обо/ оо гост 16037-80

2. Локрь/тое: оертлооо />о7рм /пцркоб ГОСТ2/822- 76.
з flfacca кти/гекторо обороо-росорорглогелзлого - ззо кг.

Т.п. 901-3-2155.89
.ЗШ1ШВЁЮН — Коллектор сборно- 

-распредеаитеаьный
Эскизный ЧЕРТЕЖ ОБЩЕГО БИЛЛ

Т. КОНТР.
Н. контр.Шмий' Ш * Щ
Ж ОУХАРЕНКО

ТХН 2
а ш д ш д ш ш !

ЦНИИЗП »1»ЕК£Т*И0Г» 
ОБОРШМНМ КО

J A & / - / V
Фор fit а  г  Л 2Коп. Яро&г*
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Вид J?

/7оз. Маименабание кал
Дополнительные

указания

бта//да/>г//ые изделия

/ БОЛТ М6-6у*30.58.0/ ГОСТ 7762- 70 2
2 балгМ/2-Sg*70.58 ГООТ3033-73 3
3 /абка Мб- БЯ. 5.0/ ГОСТ 59/5- 70 2
2 Гайка М/2-6//.5.0/ /ОСТ 59/5- 70 3
5 О/абба /2.0/ ГОСТ //37/-78 3
6 U/плинт 3.2х/8 ГОСТ337-79 3

Магеаиалы

7 ТЛ„*/> 76*5ГОСТ8732-72
Ст.З ГОСТ873/- 79 0.3м 27кг

2 а,, г Б-/ ГОСТ /9903- 79
Сг. 5 ГОСТ /6S23- 70 0,9кг

9 СТ.З ГОСТ 380-7/ 3.5кг
Ю Пластина!, лист. ТМКЩ М3 ГОСТ7338-77 003/2

J. Покрытие: нертянсб битум марки 6 гпсг2/822-76.
2. Масса быстроразъемного соединениятрубД</65 „шланг-труба 7.9кг.

ШРГ&ЕРЕВ04КИМй̂ сПРОВЕР.ЗАНОЗИНГ. КОНТР.
Н. КОНТР.КРЕМНЕВ-$ Г Ш9
Д111—СУХАРЕНКО

Т.П.ШН-3-265.8Э
быатРОШЪЕМНОЕ СОЕДИНЕНИЕ 
ТРЛБ Д« 65.ШЛЯНГ- ТРЛБА**

ШХШЕШЯШЗШ
ТХН к_ F  i t

ЦНИИЗП ИНЖЕНЕРНО 
обордшяния КО

Формат 63

|и
н»

.«-
.ш

и 
по

ди
, и

 я
и

а
|в«

кй
йГ

Г

\Рлкаб 8 -26  Ф75 ГПСТ/8698-79

Поз. даименобаиие Кал.
Дополнительные

указания

Птаядаргиые изделия

/ Болтмб- 6g X за 58.0/ГОСТ7798- 70 9
2 бОЛТМ/2-бдх70.58.6/ГОСТ3033- 79 3
3 Гайка М6-6П.5.0/ГОСТ 59/5- 70 9
9 Гайка М/2-6//.5. o/rcers9/s- 7С 3
5 Шайба /го/гост//37/- 72 3
6 и/ллинтз. 2*/8 ГОСТ397-79 3

Материалы

7 76*5 ГОСТ S732- 7S
ГЗии -С>Г. 3 ГОСТ 873/ - 79 0.22* /.Зкг

8 5-//Я6Г №03-79
дтЗ ГОС Г /6523-70

9 Ст.З ГОСТ 380-7/ 3.5кг
Ю пластина Г лист ГМШ-М-З ГОСТ7338-77 ООЗкг

1. Покрытие: не/ртяноб битум марки 6 гост2/822-76.
2. Масса быстроразъемногосоединения трубДу65.и/ланг-и/ланг"-82м

Т .П . 901-3-265.69
пш.ВЕРЕВОЧКИНРШхГ бЫСТРОРАЗЬЕМНОЕ СОЕДИНЕНИЕ 

ТРИБ Л * 65 «ШЛАНГ- ш л а н г '

Эскизный ЧЕРТЕЖ ОБЩЕГО ВИДЯ

] Ш Г ЗАНОЗИН
Г. КОНТР. л

н.контр. КРЕМНЕВ я/з
Ш - .. СУХАРЕНКО

ТХН 3
J L - A ___ 1 <
ЦНИИЗП ИНЖЕНЕРШОБОРЫОВАНИА КО

Z J / 2 / - P /  
формат 63Коп. Ярабая
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Поз. Нсшме//оВа//г/е Кал.
болаллотехытб/е
указало*

Pra//ffapr//2f/e г/зВеугг/ут

/ Отбор 45°/33 *4 ГОСТ/7375-83 2
2 Отбор 90*/33*4 ГОСТ/7375-83 3
3 Переход £/зз*4-57*4 гост/7 3 7 5 -2 3 2

ЛТотеаааугА/

S Б-ч гае г /9 3 0 3 -  79

'  Ст.З ГОСТ /4637- 79 Ю4Ч кг
7 Лагоса 5‘г  co n fe rюз-7БOr. 3 ГОСТ535-79 49.2 кг
8 т*„К„ /33*3.2 В ГОСТ /0704-75

/?-8 СгЗС/7ГОСТ/0705-80 2м 2.5 кг
9 53*63*4-6Г0СТ8509-26

иголок т̂Зсл-Г-гОСТ 539-79 22м 25.8кг

I СВарше мусы /ю гост /ооз 7-8 о.
2. Погрь/rue: кертлиои Вотум мор ко S гост2/822- 7В. 
3: Масса камеры хлольеоВразоВамо* -  /200кг.

Разраб; &ЕРЕШШД
(Гровер. ЗАНОЗИН 3*^ ,,т. контр.
Н. КОНТР. К РЕ МНЕ В /tp
т . ШАРЕНКО's/i*.

Т.П. 901-3*265.89 ТХН 6
Ка м е р а  хлопьеобразомниа

ЭСКИЗНЫЙ ЧЕРТЕЖ ОБЩЕГО 1ИДА

Ш Ш и б Ш | Ш Ш 1
J _ - ±

ЦНИИЗП ИНЖЕНЕРНО
ГО ОБОРЗ(АОв1ШИ1 КО

Коп. Яровая Ф о р м а т  Л 2
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17оз: Рааменобанае Кол.
Лололнатслзные 

указамил

£  т а / / д а р  г  л ь / г  и з д е л и е

/ Болт М/2-SgX 80.58.0/ ГОСТ 7738- 70 8
В Гайка М/2-5НХ5. О/. ГОСТ7738-70 8
3 Втулка /73/7S3 С ОСТ0-05-367- 74 2
4 Тройнок ПВО 53 С ОСТ 5-05-307-74 /
S Фланец S3 С ООТ0-05-367- 7V 2

М а т е р и а л 6 /

6 Труба /7ВЛ 2SС ГОСТ /8500-83 0.875м о./55 кг
7 Труба /73Л S3 С ГОСТ/8500-83 i3SM 5./кг
S Роет палоэголенобыи 4 Т06-05-/3/3- 75 И07 кг
0 /7Ла0ТО//а1, ЛООТ ТМКЩМЗ ГОСТ7338- 77 о./ кг

J. Обарку ороазб/уотА нагретым газам с лрасауаонб/м прутком. 
2. Масса коллектора бозуухараелреуелотелбнага -  /а кг.

РАЗРАБ. ВЕРШЧША
ПРОВ. ЗАНОЗИН
Т. КОНТР
Н. КОНТР. КРЕМНЕВ 7ЙГ0U?зтв. сэ*сZUIсх.ct5CJt

Т .П . 9 ( Н - 3 - 2 6 5 .8 9
КОАЛЕКТрР ВОЗШОРАСПРЕДБЛИ- 
ТЕАЬНЫИ'6 РАСТВОРНО-ХРАНИ- 
ЛИЩНЫХ Б А К А Х  К О А Г У Л Я Н Т А
ЭСКИЗНЫЙ ЧЕРТЕЖ ОБЩЕГО ВИДА

Т Х Н  8

ЦНИЙЗП ИНЖЕНЕРНОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ КО

Ф о р м а т А13

[И
НМ

:П
РА

А.
 |

П0
АП
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 Д

АТ
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Г
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л-л
м и г Г р а б а р к а _______

Посла roer2Msv~co

< *so

поз. рааменабание КОЛ
Лалалнителы/зх

указана*
Ма те риал6/ ------

-
/ Лает банаалаотй ЗН4 *—

ГОСТ 0530- 7/ ----- 3.4 кг ...  г ■ -
2 Стержни Оанаалает. ф /о —------

ГУ У- os- /572- 77 ----- 0.2$м о.02кг3 ^ ------
ГУе-OS-/573-77 ------ а/5м 0.5кг

/. Сбарнь/е /абы ко гост /63/0-8а. 
2. Масса лоалабка 4 кг.

т.п. 901-3-2Б5.81 ТХН 7
П о п р а в о к  д *  ш

ЭСКИЗНЫЙ ЧЕРТЕЖ ОБЩЕГО ВИДА

Ш И  1Ш Я  ш ш
J _____ | _ 1

ЦНИИЗПнш исгмго 
и о и д о ш *  КО

....____Коп. ЛрпЛая ZM2/-PJ
Ф о р м а т  Л З
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Ш
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7/7
/8 j- / з о  | / s o

-  • J m J- \
V
1-

2 0 0
щ  /

V — <
- + - ч- / "Чй= Ш Г 7

8 0 270

3 1

Лоз. #0£/лге//оМа////е Кол.
Мопа/т//огел&аме

указано*

Огамда/)г//б/е г/з&емоя

/ 6 0 /7 7 fif/2-6gX mss. О/ГОСТ 7738-70 /7
Га ока fif/2-бЛ. 5.0/. ГОСТS0/5-7O /7

3 Трошок 32S*/О ГО0Г/7376-83 /

Мате/>//а/7б/

7 тс..х~ 325*7Л ГОСТ /0701/-76
^  Or. 3 ГОСТ /0706-20

S я,.— 6-2 Г0С7/9303- 77
/  /г7. 3 гоег /б52з - у# S.S кг

6 я.__ 6-/2 ГОСТ /9903- 77
7 6г. J ГОСТ /9637- 79 78 кг

7 Полоса 3,3° '6 racr m ~7S//олоса gr 3 Г0СГ SJS,S0
/.3 кг

8 бегка Л/8-/.0 rocrs336-80 07 кг
/ С6ар//б/е ш&/ ао roar /5037-80,:
£  Локрб/гое: //органоо багум марго 6 70072/822- 76.
J .  fifacca усгробсгКа Каздухозабороого Му 300 -  /36 кг.

---------- 1
Т.П. 001-3-265.69 Т Х Н  10

РАЭРАБ. &ЕРЕМЧШД Щ £ : ЛсТРОЙСШ ВООДШАБОР 
нов A s  300
Эскизный ЧЕРТЕЖ 06Ц£ГО (ИДА

Ш1Ш Е134в  li t h U  ■  1
Пр о в . ЗАНОЗИН U г**—

I I <
Ц Н И Й З П мижшри
ОБОРУДОВАНИЯ КОКРЕМНЕВ - /Мг/

№ Г  1Ю рШ Г

г з / о - &
Коя. Яробах ферм/ ЛЗ .
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Поз. //ао/оелоУалое Ш
Моляллотекбл&е
указало*

Магелоала/

/ Уголок 10* 70* tf.S-б-ГОСТ8503-26
ОТ.3 ГОСТ535-79 3.2м /8. 5 кг

2 Полоса 5* «5-6- ГОСТ /03- 76
СГ.З ГОСТ 535-79 99м /7.5 хг

3 Круг /О-В-ГОСТ 2590- 7/
С/3 ГОСТ 535-79 i25м 0.8 кг

1. CSapos/e а/Уы ao гост S2 6 « - 8 0 .
2. Покрытие: недоткноо Зотум марко н 6йГОСТ2/822-76.
3. Масса лоддола -  37 кг.

РАЗРАБ. К Ш б ч Ш
ПРО ВНР. ЗАНОЗИН
I  контр.
Н. КОНТР КРЕМНЕ! .-Лгеш

. ж = s£*L

т.п. 901-3-265.89 
Поддон

Эскизный ЧЕРТЕЖ ОБЩЕГО CHIP

т х н  и
[ Ш Л Ц Г Т Е Ш Е Г И И Щ
___ I__J _ J__
ЦНИИЗПиижшрнои 
о б о р э д о ш и *  КО

Кап. Пробил_____________\Форма/ 32
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Ведомость чертежей оснабного комплекта

Лист Наименование Примечание
8К-/ Общие данные
BK-ZПланы на атм. 0.000 и */. Z00. План

кроблу
ВМ Схемы 51, ТЗ. К1и К2.

Основны е п о к а з а т е л и  по ч е р т е ж а м  
водопровода и к а н а л и з а ц и и

Наименование hoiPESHbio
B i l l н0

Расчетный расход Установлен- гая моцкасбПримечаниесистемы н.воа.ст. мЬ т М7Ч 'Чах.
при
ш

готелейХЙТсистема юшсгйема- пичебога во»оcwoff нения af 15.0 г .5 7 0,60 272 -
система горячего ъойоиютения тз 12.0 2.0 3 0.61 1.51/ - -
су стена xomcisem ■ВытБбоо канализации К1 и. 6S Ш 5 ,0 - -

Ведомость ссылочных и прилагаемых документа?

Обозначение Наименование Примечание
Ссы ло ч ны е доку мен ты

Серия 7.305.3-2.ЮВып1 Конструкция  теплоизоляцш
анная

Серия ZM3Z-1 ГипоВые узаы и детали ком•
динироВанных Внутренних-Вода-
стоков промышленных здании с
применением неметаллических
труд

Прилагаемые документы
в к. со Спецификация оборудования Альбомв
вк. вм ведомость потребности В Альбом 1

материалах

Общие у ка за н и я :
1. Расчетный расход боды определен б соответствии со СНцП 2.ДО.0МБ 
г. Канализобание стокоВ от санузлоВ преду сматри бается б 

наружную сеть хоз.-цекальной канализации 
3. ОтВод атмосферных осадкоб предусматривается Внутренней 

системой бодостокоб с открытым Выпуском на отмостку 
водостоки Выполняются из чугунных труб по

серии ZM314, разработанному „Сантехпро* 
ект" и ЦHUUD промзданий.

Типовой проект разработан в соответствии с дейст
вующими норнами и правилами и предусматри
вает мероприятия, оБеспечивающие взрывную, 
взрывопожарную и ‘пожарную безопасность при 
эксплуатации здания

Главный инженер проекта /Беляева/

Условны е  обозначения

fti — трубопровод хоз- питьевой воды
73------------- и------  горячей воды

_  ------и------  бытовых стоков
К£---------м-----  дождевых стоков

ИНЬ.№

1Р0ВЕРНнж'Тк.
ш ЖТШГ
Д.ЕПЕЦ
КОНТ,

РЯБОВА
ИВАНЕНКО
НиГЦРЕВАЦГиРЕВА
Б е л я е в а
брАСААВец
И ВАНЕНКО

Н А ч т  Ш Ш Ш й

ж щ :

Ш

П Р И Ш Л И :

тп 901-3-265.69 ВК

Глдвиыц 
ки воды ш ш

№ИКИ

ОвЩЦЕ ДАННЫЕ

ш листав

цнииэп
ШШЕПШШ(ОЧД01АНт 

Г, мрд ш . -  .

Копцровал: ЛлЕШиковА
2М2/-04

Фо р м а т :  Й 1
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5 6

Ведомость ра да vox черт emeu основного хомллехта

Лист Наименование Примечание
Ов-1 Общие данные
Ов-2 План на отм. 0. 000
ОВ-3 План на отм. 4.200
ов-ч Схема системы отопления, Узехуправления Схема системы теплоснабжения установок Я1+ЯЗ
08-5 Схемы систем П1; 81+89 и В£1+ВЕб
ОВ-6 Установка системы П/
08-7 Установка систем 61; 82; 80; 66 и 68

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

Обозначение Наименование Примечание
Ссылочные документы

5.904-i t °“< Средства крепления воздуховодов
4.904-69 г я ш / -
5 904-38 гибкие вставки к центродежным вентиляторам
5.904-4 Двери и люки герметические для вентиляционных камер
/  49 4-8 Решетки воздухопрцточные типаРР
1 494-Ю Решетки шел евые регул ирунзщие типа Р
1. 494-25 Подставки под калориферы
1. 494-27 в. 7 Узлы боздухозабора
1. 494-32 "Зонты и deep лекторы вентиляционных систем
5.904-45 узлы арохоиа вентиляционных шахт через покрытия пром. здании
5.904-486. И Установка и крепление воздушно- -отопительных агрегатов

Прилагаемые документы
о в с о спецификация аооруаобания к о снов нот комплекта чертежей марки оа
о вв м Ведомость потребности 6 материалах к основному комплекту чертежей марки 03
08Н1 Конфузор
0ВН2 Переход

Основные показатели по черт стам о топлен ил и вентиляции

Наименование
здания

(сооружения),
помещения

Объем,
м*

Периоды
года

t i l

Расход тепла, 8г(ккал./ч.)
Расход
холода,

(ккая/ч)

Устано
влен.
МОЩИ.
зл.
двигат.
квт.

На
отопле

ние

На
вентиля• 
цию

На
горячее 
вод основ 
шение

Общий

Главный
корпус т т -за 1 S0198 89504 3923в 211936 — 4,78

(189145) (70941) (33137) (233833)

Типовой проект разработан 6 соответствии 
с действующими ’нормами и правилами 
и предусматривает мероприятия обеспечиваю
щие взрывную, взрывопотарную и потарную 
дезопасность при эксплуатации здания 

Главный инженер проекта /Грачева/.

Характеристика отопитеяьно - вентиляционного оборудования
(Назначениесистемы

Кол.систем
Наименование обслуживаемою помещения (технологического оборудования)

6вентилятор Электройвигатель воздухонагреватель
ПримечаниеТип 0 цетанов- у ки

Тип. исполн. , по . Взрыбо защите
N*Схемаисол.
нен.

По-ноше
ние

1,мз/ч.
Р,Па
3 f

а
oat
шин

Тип;  исполнение по взрывозащите
Ккбт.пц°шин Тип п*

Коп.7-ро нагрева, V Расходтепла.. 8г , (ккак/ч)
па
"ЯОТ до

П/ ( Все помещения В-Ц4-75- -5-04 УЗ 5 1 Прд6081ддоГео)1420 4R90L4 2,21420К0СЯ8-ПКВСЯ9-П89 1 -305 .70195.(60357) — Vs,ш
кскз-6--агхлз 6 1 5 18~ 12309 (10534) —

81 / Санузлы и души В-ЦЦ- 75- -zs-onu &S 1про330 15о(15)1400 4ЯЯ50Я4 аов1400 — - — — — — —

82 1 Пдминистративные помещения, мастерская В-Ц4-75--4-ЛШЗ 4 1 АО‘ 1342260(26)935 4ЯЯ63В6 0.25935 — — — - — — -

83 1 X им л адоратория __ - ____Ш21_______ В-Об-ЗОО 4 1 — 2100 до(б) 1375 4ЯЯ56В4 0.121315 — — — — — — —

84 1 Отделение растворных даков коагулянта В-ЦЧ-75--Ч-Л.02УЗ 4 1 АО*1260260126)935 4ЯП53В6 9.25935 — — — — — — —

85 1 Дозаториая В-06-300 4 1 — 840ЮО(10)1375 4ЯЯ56В4 0.127375 — — — — — — —

86 1 Ваздуход̂бная В-ЦЧ-75--&5-01УЗ 25 1 Про 150 fib1400 4ЯЯ50Я4 0.061400
81 1 воздуходувная В-Об-ЗОО 4 1 - 1415 100(to)1375 4ЯЯ56В4 0121375
88 1 Напоена я станция £ подъема) ь ш 4 1 Про2000 210(27)335 4Я 71 Я6 азт935 — — — — — — —

89 1 Контрольная лаборатория Г м/о.) В-Об-ЗОО 4 1 — 2100 во(8)1375 4ЯЯ56ВЧ 0121375 — — — — — — —

Я1+ЯЗ3 Зал фильтров Я 02-4- 01 УЗ В-06-300 5 — — — 1370 4ЯЯ63В4 аз71370№т 7 / 5 51,883333(71705)— t•150-70*0
40J-&3-0IВ-Об-

ЗОО S3 — — — — 2840 4ЯХ71Я2 0752840KSSf&n9 / 5 5(3 83393(71705) — t-95-70*0

Общие указания
Проект отопления и венти/мцаи главного корпуса раз
работан на основании•
—  Ррхитектурно- строительных чертежей;
------ Технологического задания на проектирование;
------Действующих строительных норм и правил СНиП 2.04.0586.
Проект выполнен для расчетной ы ару мной температу
ры Т*-30в С Внутренние температуры и кратности 
в оз дух о обменов в помещениях приняты согласно СНиП 
2.04.02-8Я и технологического задания. Коэффициенты 
теплопередачи ограждающих конструкций определены в 
соответствии со СНиП 6-3-796* 
источником теплоснабжения является наружная теп

ловая сеть Теплоноситель— вода с параметрами /5о-7о°С

нагревательных приборов приняты родиоторы лго-ХЧа. 
Воздухоудаление осуществляется через краны Маевского* 
установленные на приборок верхних этажей и воз дум
ные краны, установленные в высших точках системы 
В помещении трубопроводов осветлителей фильтров ото
пление осуществляется воздушно-отопительными агрега
тами типа 802-4-01 УЗ. Трубопроводы систем отопле
ния и теплосн обмен и я калориферов изготовить ш 
вобогазопроводных труд по ГОСТ3262-756 Узел управления 
из элентросварных труб по ГОСТ low 4- 76.
При теплоносителе /50-70*с отопительные приборы мон
тировать с прокладками, выдерживающими температуру 
теплоносителя. Гидравлическое сопротивление системы о moo

li 95-70°С. Присоединение систем отопления и теплосн об- ления 97000 Па/ 9700 кге/м* (79000 Ло/7900хгс/м*}
жен и я калориферов —  непосредственное.

В здании запроектирована двухтрубная тупиковая 
система отопления с  нижней разводкой. В качестве

План- схема

Вентиляция принята при точно- вытяжная с механическим 
побуждением и с естественным побуждением, осуществляе
мая посредством дефлектароо.
Все воздуховоды, трубопроводы и нагревательные при

боры окрашиваются масляной краской за 2раза по 
ГОСТ 8292-85.

Для монтажа веутоаорудования предусматриваются 
подъемно-транспортные средства, предназначенные для техно
логических нужд см лист Г Х -у

Монтаж отопительных и вентиляционных систем веста 
в соответствии со СНиП 305. Of-85

инею

® —
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1 3d* фильтров н и  атп О.ООО 669.6 Д
2 Отделение раст8орнб/хбасо8т/амн. 1 6 Y .S Д
3 Дозе т о р н а я 71- V Д
У Воздуходувная 70. г Д
5 Коридор з г .г —
6 дести 6  ноль ie . a —
7 Т а м б у р 3 .S —

8 Кладовая чистое) опецодькЭб* 8 .0 —
9 Кладодия грязной слецодеждЬ, з-ч —
/О У б о р н а я г д —
И Д уш е в а я г ./ —
12 МУЖскод гардероб уличной, домаш-

ней и специальной одежда/ /8.3 —
13 Лестничная клетке/ 47 У —
14 Щ С У 4S.6 Г
15 т п /5.8 в
16 РЦ /о у г
47 н а с о с н а я  с та н ц и я 78.6 А

5 с к о б к о й  указан диаметр для варианта 
Т еп лон оси т елем  t  * 95-70°С 
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Ьомерио логическая лаборатория {3.0 А
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Схема теплоснабжения установки /?1

Спецификация систем отопления и 8ерггшляиии.
Марна,
паз* ОШначеме Наименование Ш. НассОед.кг

Приме
чание

п /
п U Вентатрегаг В-и9' 73-

-5-0433 / 738
QJUJ6 Веншпяториузз
H8 5 исА /;пол Про9
УЭлЗВигог. 9930L Ч
и'Я.г*Вг;лишо$/нм

л/я 3.309-33 /паВкогибка* В.оо. оо-оз / /7 /
ПАЗ S. 904■ 38 fac/Braгадка? нао. ао- И / /.за
n /v Слалин Воздушныйyienn.

л £00х(ООО слриВадоН
Н30-У0/$3-0.63’ 82 / за

П/.5 ВалорирердряЦ tsa-w Ч
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J/ГЯ tr 9S- 70 4
Я вся 9  луз. / 818

п /в Калорифер К8ТЯ 6 -ПУЗ / 56.2
ПА 7 /■994-гз ПодаиВки под калора •

рерь/ ч г /
п /в S.90 9-V QCepb герметическая

утепленнаяДt/c /.es* a s / 336
fi/S /. V9V-S7 Узел Воз духозa dap и

33 30/.оаи.оод-/и
/3(7*300 7 /2

а/но 08Н/ Кануоузор /
пин пеня Переход /

От узла управления 
г?г<? (я р  з!)
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й >

В скадках указан диаметр для Варианта 
Слпетоносителен С-93-70°с
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Спецификация систем отопления и веншящШ
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