
Т И П О В О Й  П Р О Е К Т

2 Б 4 - 1  2 - 1 3 5

[ а  и г и  fei s  txsra га  

Э З Л Й Ш М  И Л  11Ш  М Е 1Г
А Л Ь Б О М  II

Че р т е ж и  санитары  о -т ех н и ч  е ски  е , э л ек т ро о б о ру д о в а н и я ,
АВТОМАТИЗАЦИИ И УСТРОЙСТВО СВЯЗИ

кружево фото

http://www.kruzhevo-len.ru


ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ 
ТИПОВОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ ГОССТРОЯ СССР 

МИНСКИЙ ФИЛИАЛ

220600, гМяяаь yUCJtopw, Да
Св«м > мчать //.: ”  \вв)^т,
3«м Н Уб<* Тары.  ̂ (у ем.
ияо* И -П б /Ъ



Т И П О В О Й  П Р О Е К Т
2 Б 4 - 12-1 9 5

s  @ 2nJ f ° i I пн [KS.Dd] [/d

Э / г ш ш с я  г к1/ а \ м в е т
А Л Ь В П М  II

С О С Т А В  П Р О  Е К Т А

Ал ь бо м ! -  Архи тектурно - строительные и технологически* чертеж и
Ал ъ бо м ТТ -  Чертежи санитлрйо - тех н и чес к и е , электр ооборудования, а в т о м а т и з а ц и и  и  устройство связи

Альбом Ж -  Кинотехнологи?,. Постановочное освещение

Ал ь бо м ] ? -  Механическое оборудование эстрады
Ал ь бо м !  — Задание гльоля изготовителю и̂ итов
Ал ьбом W .з&.-Смвты ч. л,в
Ал ь б о м ® . -  Ведомости потребности в материалах

Разработан
ПРОЕКТНЫМ институтом 
Ц. Н ИИЭП г  раж  А а н с ел  ьс тро й

Р л . ИНЖЕНЕР ИНСТИТУТА Е.М. Беляев
Гл. АРХИТЕКТОР ПРОЕКТА

c.n. Выходцев

Т ехническим проект утвержден
ГОСГРА ЖДАН СТРОЕМ
ПРИКАЗ КИВ ОТ 19 ОКТЯБРЯ (9Т9Г.

Рабочие чертежи введены в действие
1 1 Н И И Э П  ГРАЖДАИСЕЛЬСТРОЕМ 
приказ Л л в /т  от я б .о а .а а

За м е н е н ы  т и т . л и с т ,  стр . 3  16; 
9°полнЕ К А  стр . А В '  ’

Ру к . гр.

т е м я



Ы
Н*

 а
 С

 И
. 

ПР
ОЕ

КТ
 

26
4-

/2
-I

9 
5 

АЛ
ЬБ

ОМ
 п

СОДЕРЖАНИЕ АЛЬБОМА
Н Й
п/п К А Х Ш О М Ш h t r 1тр.

4 Т и т у л ь н ы й  т т 1

2 С О Д Е Р Ж А Н И Е  А Л Ь Б О М А 2 и

Ч е р т е ж и  о т о п л е н и я  и  в е н т и л я ц и и

5 Ь а г л а в и ы й  л и л т  / н а ч а л о / Q B - 1 3

к Ь а г л а в н ы й  диет / о к о н ч а н и е / 0 S - 1 4

5 С в о д н а я  с п е ц и ф и к а ц и я о е - з 5

6 П л а н  п о д в а л а  и  п о д п о л ь н ы х  к а н а л о в 0 В - 4 6

7 П л а н  1 ро  э т а ж а О В - 5 7

8 П Л А Н  2 ™  Э Т А Ж А 0 8 -  6 8

9 & Е Н Т К А М Е Р Й  / н а н я л о / О В - 7 Э

40 & Е В Т К  A M E P R  / О К О Н Ч А Н И Е / О Б - В 40

44 С х е м ы  в е и т с и с т е м  М . п -я . п -з ,  е -1 и  к О В - 3 и

S E - 1 ;  в е - 2 ;  в е * У ,  в е - 4

ie С х е м а  т е п л о с и а б ж е и й я  ш о р н Фе р о в

B E H T .  С И С Т Е М  П - 1  *, А - 2 : П - 3 0 8 - 1 0 42

43 С х е м а  с и с т е м ы  о т о н л е н н я О В - 1 1 43

44 У з л ы  У П Р А В Л Е Н И Я  Н 1  и  н е О В - А 2 44

45 З в е н о  п р я м о г о  у ч а с т к а  т в н о г о  а  « е е  с т о - о в - » з 45

Ц Е М Е Н Т Н О Г О  ВО ЗД УХ ОВ ОД А.  Д Е Т А Л Ь  В Е 1 Ш Т Е И И 1 К

Ч е р т е ж и  в о д о с н а б ж е н и я  к  к а н а л и з а ц и и

45 З а г л а в н ы й  л и с т в к - 1 УС и

47 С п е ц и ф и к а ц и я 5 К - 2 47

4S П л а н  п о д в а л а в к - з 48

<9 П л а н  \ э т а ж а . 5 К - 4 49

2 0 П л а н  2  э т а ж а Б К - 5 2 0

21 С х е м а  в о д о с н а б ж е н и я .  С х е м ы  к а к а л и -

з а ц к и .  С х е м ы  в о д о с т о к о в . & K - G 2 1

Нй
я/и й АИ МЕИОБАНИЕ Лит агр.

Чертежи электрооборудования

22 ЗАГЛАЗНЫЙ ДНИ э-1 и

п Спецификация 9-2 23.

24 СПЕЦИФИКАЦИЯ. УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ. з-з 24

г$ РАСЧЕТНАЯ СХЕМА ПИТАЮЩИХ 1ЕТ6Й 9 -4 25

26 План осветительной сети Ш  этажа 9-5 25

» План осветительной ieth 4® этажа 9 -5 27

W Пллн ОСВЕТИТЕЛЬНОЙ ИТИ, СИЛОВОЙ V

МАГИСТРАЛЬНЫХ СЕТЕЙ Х1ДВАЛА. 9-7 2*_

14 ПЛАН СИЛОВЫХ И МАГИСТРАЛЬНЫХ СЕТЕЙ ГзТАЖА 9 -« 29

30 План силовых и магистральных сетей 2п»ажа 9 -9 50
я Расчетные схемы схшых Распределхтельйых

ЦИТ0В И ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ ГГИАОВЫХ Ц И Ш 3 -10 3L

32 Опросный ЛИСТ 3 -« 32 ,

33 Моанпезацита. План кровли. 3-12 33в4шкаФ аккумуляторов Э-1Эз4

Автоматика приточных систем

35 заглавный лист АВ-1 35

Ъ6 СПЕЦИФИКАЦИИ Ав-2 36

37 Функциональная схема М АВ-3 37 г

38 ПрннцхпхалЬиая ЭЛЕКТРНЧЕСКАЯ схема Ав-4 38 я

УПРАВЛЕНИЯ п-1

33 Принципиальная электрическая схема

РЕГУЛИРОВАНИЯ И-1 АВ-5 33

Ао Схема подключений п-1

Схема расположений п-1 AB-S 40

н н
* / п Н А й М Е Н О Ь А т А ИСТ 6 г а

У С Т Р О Й С Т В А  СВЯЗИ М С Н Г Н А Л И В А Ц И И

41 З а г л а в н ы й  а и с т У С - 1 4 1

4 2 П о я с н е н и я  к  п р о е к т у П * 2 4 2

4 3 С п е ц и ф и к а ц и я 7 t - 3 4 3

44 Сх е м а  р а с п о л о ж е н и я  у с т р о й с т в  с в я з и У С * 4 44

4 5 П л а н  п о д в а л а  н  к р о в  л к ^ е - 5 45

4 G П а я н  1 э т а ж а У С - Б 4 8

4 7 П л а н  1  э т а ж и У С - 7 4 7

& О Д О С Н А Б Ж Е Н И Е  Н К А Н А Л И З А Ц И Я

4 8
В А Р И А Н Т  П Р И М Е Н Е Н И Я  П А А С Т М Л С С О Ь Ы К  
Т Р У Б  Д Л Я  В О Д О С Н А Б Ж Е Н И Я  / П О Д В О Д К А  
К  У Н И Т А З У / К А Н А Л И З А Ц И И  U В О Д О С Т О К О В

В К  -  7да . 4 А

Е53

зккьм.
№JBL
МШгнп
1Ш
Шш.
т т

SEPX01 
Й О Д О Ш И 
К тм  
Й Ш Ш АШЧ|МЩ З г

1РМВ*эаи:

Т . П .  2 6 4  4 2 - 4 9 5

Сельский кш
С ЗА ДОМ НА J O O M E t t  # гСТВ..... . ■'

ЁЙШ|Лй$Т ЛЯСТОВ, 
2V*

СОДЕРЖАНИЕ АЛЬБОМА
рииэп

гРАЖААнеедЬетроА
f?$56mC>£ форадят: 22



j
&

f
l

i
i

i
t

l
f

a
u

m
t

w
u

* 
ш

ш
 
м
-
п
-
т
 

am
im
 i

it
oe

S7
5- 
57

 
I 

I
П Л А Н  • t X  E Л1 A 

A 4 * 400

Т Е П Л О В О Й  П Ш Т
п-\г
±
08*7,0

I m i __________ _____________зщс
© 0  © ® 0 (2 X iK D ^ w © ® ® @

Ш Д  Т И Ш Е Ю

OSi^ilE УКАЗА И И Я
fomj о т л Е н а я  u вейткад ц,ца выполнен tor A A tHO
Ейй й1* 33 -75  II Ш Й 1 - И 6 - 7 1
Ьппм о т о п л е н и я  п р и н я т а  о д н о т р у & u a a  г о р и з о н т а л ь н а я  
i mictxEй р а з в о д к о й  it з д м ш и ю & и м п  у ч а е ш л о . ftmwmmi т р у б о п р о в о д ы  Кр о ш а  s m t o n s  н ад  т о л ,
В Д Ш9АПНХ КАШАХ , ВОД ШОША» ПОЛЗАЛА U* ЧАГГННИО,
|  Ш Е Т Р У Ц И »  И Л А  В У К Л О Н А !  I *  0.002.
I  Ш 1 Ш Е  НАГРЕВАТЕЛЬНЫХ ЙРЙВОРОВ ПРИНЯТЫ Н Д Ш О Р Н  
АИЧО-М. ВОВДУтДАЛЕт «3 &HITEMH ОТО МЕНЯЯ СМ* 
Ц Е ь т в л я т я  цть ш а у в  к ы е  щпт мт*п%п
.И А Е В Ш Г О  ,  У т и Ш Й В А Ш И  I  Ы Р ? т  Ш 5 Ш  РАДИАТОРОВ. 
ЙАГ ЙЬТРА ЛтЫ Е Трубопроводы, Н О Ш Д Ы В А Е М  I Й 0 Д П 5 Ш Н *  
НАКАЛАХ , Ш А Й Р У Н > П *  АИ| ПЕ РА АО BATH М АШ Ш У Д И А Ш М А К ?  Ъ*$т 
Й OK/fcKBAWTtA А А Ш П Ш Т Ш И О  п U P H U  1 4 * 9 - 4  
l E H T U A R p *  m P O i m P O & A H A  М Т О Ч Ч О  В Ы Т Я Н А Й  t
A E X A H H E t K K A P  а, Ч А 1Т Ц Н К О , I  U n t m a H M A I  Ш У Й Д Е Ш Л
tntTEAH вейтнля о  a t m exahuhiuum  ао1УМД1й ш г  
И . М в н  ко времени равотают в птт  ш ш  
Воздуховоды изгзш анваю пд  аз А Ш ( * Ш а т х  m o m  вд
« Ш Ю Ш П Д  ВОЗДУХОВОДОВ ,  п р о к л а д ы в а в ш и х  в ит* *ып
а ВОЗДУХОВОДОВ В Ш Ш ТЫ Ш  В-1 | КОТОРЫЕ ШГОТАШВЛЮТВЙ
аз тоишамовой ш л а .
ГтоПРР&ВДЫ T ? « m 8ASHEKU* 8 ПРЕДЕЛАХ *&ШХ0Ш&РНо£
КАМЕРЫ а П О Д А Н ^ й Е  ТРУ50ПР0&ВДЫ |  Ш Т Ш Е Н
ноларую ш  ш а о г ш о  трувоврозодам в т о ш ш .
&щ у х о п д ы  л к ш о ш о в л а а и х  трубопроводы ш ш*
В А Ю Ш  М Ш А Н О Й  К Р А Е В О Й  ЗА I  РАЗА,
М о н т а »  c a t t i A t  от о п л Е. н ц л а п я т и л а  дан в ш а
t o m t a o  с ш  I - Е е -75.

Наша  h|uh проект шоавей i  tootBEttnua 
t  д е й  т у к а м и  н о р м а м »  а  ш е й л а л и  / в  т о л  
нше аз в з р ы & о  -  п о п а р н о й  вшямшти/.

U анШЕЙЕР ПРОЕКТА £&еу**-- /ЕВДОШОВЛ/.

в  е д и н  е т ь  ч е р т е ж и *

Л в ет Н А Ч Л Е Ш М И Я Е ЕТР, В Ш Е А А И И И

о а - ( Заглавны й  айет / качало;
03*2 $а г а ш м !  а н т  /окончявве/
08*3 В в о д  кдя е и р Ф н м р я
68-1 Вии ю д ш а  и r,8AisAv»Hi и ш м
овл ПЛАН 1 ЭТАПА
п-ь ПАЛИ 1 ЗТАША

03*7 8ШКАМЕРА / ЯАЧАДВ/
0В*8 Ее НТК АЛ1ЕРА / ОКОНЧАНИЕ/

0В-9 !и я и  М И Ш Ш Я  Н К И . Ц М 1  ЗМДНМ^ВН

08*10 ШШ Ш Ш Ш  ! Ш Ш Ш Р  
КАЛОРИФЕРОВ ВЕйТ. ЕйЕТЕА Й-1,Й*Е.А*3

ов-« tlEAlA BtttTEAl И 0Т9ЙЛЕРВЛ

» * '« У з л ы  УПРАВА ЕЕЙЯ й 1, й 1

08*13
"’Т бШ  Ш Ш  Ш Ш  шТ виого 

ШЕЕТО^Е РЕНТНОГО ВНДУХ0В0ДА

Ве д о а и е г ь R P a A i i a i a a m  д о й у м ш о в .

0В93 R АЧ Е Ай Е H A U A U H0 8А Н И орамЕчлааЕ

ш и  5Л 0Ч -Ч двЕРк а дяха для в и г т я р о н -
КИА КАМЕР

“ Т Г ? и  ч. эов - «
1. 3,8

ЯЭДЕЛиД 1! ДЕТАЛИ ТРУЕОЙРОВОДП 
ДЛЯ П 6А0ВЫХ Е Е Т Е Й

ЕЕ Р и Я  1.Ч9Ч - Ю Р Е Ш И М * П А Е В Ы Е  р е г у а н р у ю -
р Е  Т Н Р  Р

И Ш Я  A.4H - S 7 
Ь.{

воздухаарнЕйш y t u o i t t i A  i BOAiEt* 
к мм и у и ш н а ы м н  k a a k a h AAi h .

ыт  и е о - ч  
в л

ДЕТАЛИ ТЕПЛОВОЙ П19АДДПП ЙРОМЫШ- 
АЕнних овгЕхтов 1 аол01Ш Е А Ш ш а
ТЕМПЕРАТУРАМИ,

Т Ш Г  2Л 8Ч-1
м

УЗЛЫ ПРОХОДА ВЕНТПАЛ Е10ИНИХ
вытяаитх шахт  ч е р е в  к о к р ы т й я  
й р о мЕш а е н н и х  вддаай

H P H S  5. S04-5
3.1

т т  %ита а адатровЕюнгш 
ВЕатаддтордд).

ЕЕРЙЯ 4J 04 *69 ДЕТА AS Х П П А Е й а Я  ЕАЙИТАРЙО-
т е х й ц ч е е н м х  й рйвор ов а т р у о о к р о * 
волов

t i m  5.904-3 
ЕО И

Ш Н Л Ш Е  ВТААЬЙЫХ
ВОЗДУХОВОДОВ

ВЕРИЛ 1.494*25 
ТЕРПЯ Ч.90Ч-45 Щ П А Ш  Ц Д  R t u n v t N

Н Ю Н Ы Е  ПКАЗАТЕАК

u u i i i u m
BAPIAKT
a i a o x a i

над

ПОКАЗАТЕЛЬ т 
P A t n m o i  TtjuiipA* 
TYPE * t

- «  | -3» | • «
I U I U 8  » М » И *  S T i U J  ,  я * M B J , 5 8
У Д М И Н В  РАВПД ТЕКЛА и О Ш Н *
кзЕ вд 1д* o i n t a  в ц ш а  чтя bps
РАЕЧШОЙ ТЕЙЙЕРАТУРЕ ВАРУЙЙОГО., е р т х А * е .  . ^ > а й /!ч . й *1 . _

!В6 m 330

РАечЕТпий Ра ш а т е о д а  , К А Ш / ч : 
НА О Т О К Ш й !

mm mno 153030

и й р а т в у ю  в е к т н а я д к н ) 380000 530009 ЙОО90
IJ8-78 95*70

РАСЧЕТНАЯ ТЕМПЕРАТУРА г р р л ч е й
b u m  / #о/ % т п м х  *.
O T O f i i E H U A
Т ЕВ АВ ЕК АВ ЯЕ Чи я ПРИТОЧКОЙ 
В Е К Т Н А Ж и а 130*70

J S - 7 »

3 5 - 7 »
7 д Щ Т Ш | Ш Г д Ш Т ш  В 
t a t T E M i  отевА Ека д , Па* 8100 3600 11000
РА1Х0Д МЕТАЛЛА ЙА 1 л *  951ЧЕЙ 
ГгЛе^АДЦ, 1 Г / М * I . E 1.45 1.5

( 1999* | Ш Т  Ш Ш Е Р Е Д А Ч а  R  ,  Й Г / ( Л 1 * Ц .

клалЕковлакЕ о г р м ш ш
1  ЧЕЙ М Е Ч Е Т ! »  П в и т г к Ч

- 4 0 -30 -н о
« и Т В И М Е  1ТЕЙН Ш И П  Ч » п » ш и г №

ЗАД* 1.13 ш ш
ДВЕРЙ 1 3 £. 3 и
0АЙА 1 S <и 1 7
Ь о в л я 0.59 1.55 M l

ц р ш з л й

ТЛ. Ш -1М 35 - и .

Ш Ш Т Ш ^ Т Т О й  
караанииЕ/ t  задом

НА 300 MEET.
шшшзшшошв

КОПИРОВАЛ

З А Г Л А В Н Ы Й  А Й Е Т  
1 НАЧАЛО/* 
i7S6G-OR if

«
Ш Ш

ГРАЩДАаЕЕДЬЕТРОК
ФОРМАТ ЧЬ



— ________________________________________________________ __________________________________________________________ ________________________________  и

x n m u m u u  im iT u tn  - в тш яр вн и и х  м етел
ДША
8ШЕ-
т

ИВАУаВВАВЙВЕ 
IBACBE11E Ш 
ШРУАОВШЕ

T il
ВЕВТ.УВ-
TIHBBIBЛШГАП/

BE Я Т Ц ДА TOP ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ 803ДУХО НАГРЕВАТЕЛЬ АРИЛЕ-
ЧАШЕ

TR0 a
a mtfttOA-
nm

Щmm
6.

л’/ч
H .
a*

IV,
01/AQI TUB H,

m
K,

Ol/jUlH. TUB iis m
u rn i. 't РАШАТЕПЛА

lAjiZ L »fcот -AL-
П-4 ПРЦТбЧПАА VUtTEMA Лв-4 8̂ -70 e s IpO* am 500 755 ШКДВВ 4.0 950 KBfc <0

Ж i -9.5 15 48500» N1 _Ж 5 РАЗДЕЛЕ 
.ВРУУХР- 
НАГРЕВА- 
ТЕАГ

в числи-
ТЕЛЕ
длин
НОША-
ТРЛН
ш

IfTtOWOt.
НОМАДЕ-
НАТЕЛЕ
T,*T̂ 450*70*t

OPUTEUROrO IAEA Ki>B
4 K - Ч 4 -19 16 250000 Ж
№ -X -18 16 320000 ж

A-J 1FUT04RAA m m A5D9S-Uyi«70 s i Bp0# 4000 700 mo Ш0 LIT i. i 4440 f -9.5 46 432000 43ж
Ш5Н0К ЧА ETU Abb

J £ L
7
7 -19 18 480000 А

JII *w Г -18 18 mioo зн:

н- i арнточиая ште/наАЧ405-1 }Ч*70 4i lpB‘ 1100 610 4400 4AS0A4 4.4 4H«0 “7ТГ"■iK j 44 -9.5 48 67000 в»ж
КШВРОЕЦивШН 31jL4|L-±4 -19 48 90000 ьж

Ж 4jL4 -18 48 41» POO ж
В-1 ВНТЯШЙАЯ tHTLAIA — ЦТ-90 4 — — 4400 100 940 ЧЛ74Л5У2 0.37 040 — — — — — — —

АШ1Р1ЕАДШН0И

В-1 ЬЫТЯЫНАЛ BUtTEAA — ф-90 4 - - (050 100 540 W4A6Y1 0.37 910 — — — — — — —
БАНУЗАОВ « ДУШЕВЫХ

Vu h h i i s  к  ш в ш е  bpuxta .
in  ш и ш  ш и ш  птхтх, амвдя is тчетних паушт-
MS 1ВРУЛИВГВ H05AYXA, ЛДЯ }АДАШП m UMHOn ВУНШ
в4п а ш «тм  ш п в т т в х  х х р а ш в ш ш  да* sb«u х 
in  A H taja. 41. f t m n iu  ш А л т н  в ш и т о  воздуха 
im im u t t s  »  м и  1-Я-75.
П А Ш в Л Ш »  ОТ ШИМПИНХ TtAIBIli BA Ш Ш Ш 1Ш
A UMBIHAt ТЩ 01В1М ШАЛ milAIABTtA 1АРАМШЙ TEB- 
AIBBtlTEAB В tXEAUl ВТПОЦВВШ* ВНУТРЕННИХ tUtTtfl. 
i ш ш тп ва к  t IPIBHTPIAIB 1ША|1ТОВЛ1|) НАРУИНОГ1 BOB- 
А Ш  А ТШШТТРАЯ» П Ш атТ ЕА А  BUPtlPAKiTtX BBOPTAB. 
ВАШ I  А1АППААЫ.

*_<M

TABД И J l
RA ItAlATUH E t,K»E ХАРАКТЕРfitTUKUr ДАЯ 5ИЛШ tt AtТА

HAKAUHOBAm
Н0НА9АТЕЛН IPO TAmimfctH
-10 -30 -40

SlAlfl Ц 5 lEPttOA 
in ВЕНТНАНН0НЙАД . *5 -9.5 -49 “18

xtiuu* ПР1ВД 
t, Ш Ш Ш Ш М  . 4 ♦15 *11 *14

YtAOBHME 960Ш Ч Е Ш  
НЕУКАЗАННЫЕ Ь ЕМД

* - y ~ ~  » уклон трув о н ро б о д а  L  • 0.111
тЛ л ---------- 1 TM iU iiK  t  ip u k d m

V / jV  КРИШИЫЙ ВШШТ9Р
о 150 /200»«о/ марал решета» /ищи тхг т ш / .
f 310 м д и т т о  ю о х о д я ц т  воздуха а » Л

Ь ОБОЗНАЧЕН И И СЕЧЕНИЯ ПРАИ 04 ГОДНЫ Х В05Л.ЧХОШ.ОВ ПЕРБОП 
ЦИФРОЙ 4 К А Б А Н М М Ш К , БТОРОИ-Ш ПРИН К.

.. 1 ■
T.B.144-U- BJ5-BB.

I
mi 0Ц. Романов '

В PU ВЯЗАН -------- - tlBEPUHOE fU/ц7 " tEAHUWH КЛУБ /ПЕНЫ XQpnUHHblE/ t ЭАЛОЛ1 НА ЗОб /UEtT.
Ш В З Ш Ш Ш 1

Щ Щ 'JffZeiA p 1
_______________ ГА WEL t l im nш и 1ш м т г ^

—

ЗХГААВННН дет
/1ХВШ Ш /.

p »131 ,
PMBAHtttivaptH— 1 1И.14 1ШСТТШ1 ff/ЛёM|UHB. A

ШНРОВАА ГТ86&-02 5 ^ Ш Т Ш



t**l

1Л
tЫ

«4

£

h-

I
I

6 в о д н а я  с п Е р т л ц и

093.
ОВОЗШ. НАЗНАЧЕНИЕ и ш и и ш АОА-ВР IP H t/ C ПРИМЕМ.

*20 МО
I  ОТОПЛЕНИЕ

гогт 6690-75 РАД«АТ0Р« „АМЧОАО* |j&- I F & 'т T S F
rw  и м -  75* ТРУ8А ЛЕГКАЯ 015 6 ь А

ТО WE ТО ME ^ 2.0 1Шд1ТШ

- - 0 25 417.0
" Т О - “ШХ

4 U ДАШ&ЦАА
Я • 0 32 - 4 Н АРАЛ

ЪЬЛ I f f Ш̂АТРУТ
♦ * 040 _ М1.0 — — МкАЧША
• * 0 50 — J L L

H tT m m K i

красшутшй .арл. з-д ШИ 193ЛУВШ КОШ-
РУКЦИИ jQAEBtKOrO 57 57 57

ГОИ 10344 -75 КРАН ДВОЙЮЙ РЕГУЛИРОВ-
XU 0 20 17 17 17

fOtT 18162-72* ВЕНТИЛЬ ШОРНИК ФЛАИ-
\im\l 45 КЧ 49 П 0 25 8 8 8

и - 1* I  УЭЕА УПРАВА ПИЯ тЦ.0Н2
1l

НМ 9 5  Т Е йДОЕНАВМЕНИЕ ШОРИФЕРОВ ПЕЦ. 08-40
1

! 1 11
1

g Ш к т  ц изоаяццл трушроводон
СЕРИЯ 1.4М-Ч &Ы8.1,2 ПОЛУЦИЛИНДРЫ КЗ ЛИНЕ-

РАЛЬНОИ ВАТЫ, «3 6. То
Т Г

0.5 5 
0.53 Ш0.53

ТО WE ААКОСТЕКЛОКАНЬ , Л|* вч.о15.0 е̂ 5 " О Т "
8,3

ГОСТ 695 -77 0KP.URA РАДИATDP09
«ЛЕДЯНОЙ КРАЕВОЙ ЗД1РАЗ,КГ 18.0 44.0 25.0

ТО WE ОКРАСКА ТРУП-ДОВ ДАШ-
1 йск тш и  заказа , кг А.э

“Г Г
5.1х г -Н-Т Г

AjVWP't 
аТ« 5»*У£Ч

I  Оектиляция
а *4 • а-7 УСТАНОВКА ПРИТОЧНОЙ т у

tHTEAUI R-4 В BEHT.RA- 0В-»
МЕРЕ , КОЛДПА. 4 1 4

1-5. ОВ-7 ТО WE П-2 4 1 4 ТО Й5Е
1-5 ОВ-7 • Й-3 4 4 1 «г

в-1>* ftEHTUUAtUUft ПИТ.З-Л центроеещйый крышиин я *
Ии. Яна фАициш ВЕНТИЛЯТОР ЦЪ-90 4 4

С ЗА. ДВИГАТЕЛЕМ ЧА71А6У2 1 2 2
BEf-BE-3 ЕЕ РИД 4-49Ч-И ДЕФЛЕКТОР 0 4000 Ъ 5 3

I9J
ЫОШЧ. П03ШЕН1Е НАЙДЕНО BAR НЕ КВА. ИР1ЛЕ-

ВАННЕ

ВЕ-4 СЕРИЯ 4.494 -32 ДЕФЛЕКТОР ф 250 1
ОВ-02 - 155 ОГНЕЗАДЕМШАЮЦИЙ

ШИА1 U-1 200«2|Р 1
СЕРИЯ М34 - 1 узел прохода t утеплен-

ХЬШ КЛАПАНОМ УП10-111 3
СЕРИЯ 4.494 - 14 ШАРИКА ВОЗДУШНАЯ ухо-

РОКИРОВАННАЯ Р4М*40» 1
ЬЕРИЯ 1. 494 - 10 РЕВЕТКА ЦЕЛЕВАЯ Р 150 18

ТО КЕ ТО RE Р 200 67
ГООТ 19904 -74 ВОЗДУХОВОД ИЗ ШКОЖТО*

вон шла, п.л
б«ОбМЛ1 0 225 5.0

ТО ME ТО ME 8*0.АЛ|Д 0315 1.0
08-13 ВОЗДУХОВОД ЙЗ ЛРЦЕДШ-

НИХ ЛИПОВ 100 «200, И. А42.0
ТО «Е ТО НЕ 150 «150 4.0

* * 200»20Р 21.0
ft . £00 * 250 6.0
• * 250 » 250 11.0
ft - 200 * 400 10.0
* * ЗРО * 300 4.0

. 250 * 500 ?го
* » 300 « HOD 4.5
ft » 400 * 400 45.0
* * 500 « 500 4.0

VI ORPAtRA ВОЗДУХОВОДОВ
TOtT 695 -77 OKPAEKA МАСЛЯНОЙ

КРАСКОЙ ЗА 2 РАЗА . КГ 66.0

ПРИМЕЧАНИЕ’. ОВОГУДОВАШ , ОТМЕЧЕННОЕ ** /ЗВЕВДОЧ* 
НАМИ/ ,ПОСТАВЛЯЕТtA ЗАКАЗЧИКОМ.

T . f i .  2 6 4 М 2 М 9 5  -  0 8 .

/ т  » u

1ШШ1

m .i

Ш Д В Ш Т
Г О Р Х . В Р
rnatt

Романов JU*
Ш ш
Выходив.
Се в е р ш в

hlwhup Ещшввд
р у у т  Ееше'рдева
СТЛ1Ш- Тш к «иа

E S =

ml
CEAbtKUU KAYS УСТЕНЫ

W M '* S A V M
[Щ ПГТ1И ЦД1ГП ГЯ Х М

МЩфвЩМ. риигп
Г PA КД чН tt ЛЬ С-Т Ю Д

КОПМРВЭЛЛ Щ - i l 366-02 6 ФОРМАТ Mr



lr=rl
s

I s

© © ©

Л.
31-н»

__________ L

i n .  « Ц  - 12- 1 9 5  -  O S

<0 1
И К о т Г f O M U H O I

n r n m i n
___________ L

^ п л о х о й . O t f t t f U H O S С Е Л Ь С К И Й  К Л * ь
( с п и н ы  к ц с п и ч н м е  

с ъ л л о м  н л  5 0 0  м и т

с т и л и н !  м и ю A uctnee
т о

Г  | чT f t . c n t i ^ . c otef HHOf t
Т и п щ о к и ш о в !

п л а н  п о д т л  и  
П О Д П О Л Ь Н Ы Х  л и н и и

Ц Н И И З П  , 
и л ж т т ь м п м и

?ш р з п . Б Ш З £ ? & Ш rjrfjt Ш
И н& .Н С г о . й Н Ж Т Р т И И А













■a
ll8

, 
ти

ао
ао

м
 

П
РО

ЕК
Т 

U
\

-i
2-

W
 

И
4^

0Л
11

20
*2

5/
5*

00
 

__
__

__
__

__
 

—
 

- 
_-

---
--

 
- 

---
---

---
—

ЦрЦАЕЧАШ: 4. В т р ф П А Щ В  В ГРАФЕ .Ш-ВО X» tV&*
I ч ти та и  ЛАН 05I&AA АА1ПА ТРУ» f I Ш- 
АЕИЛПАЕ - umUPmXRHX ;

1  ЙЬОЗОД U РОВАНННЕ tP7« • ПРОЬРЛи ОПРАВИТЬ 
JUA»АНUOH RPAtKXN ЗА I  РАЗА ;

V 0COPYAOBAHUE , 0ТАиЧЕНт**/Зб1ШНШи/, 
П0ИЛ1ААЕПЛ ЗАШЧИЯОЛ.

С ХЕ^ Я  фЯХА^ЯА

IDA.
»М Ш 1 i m  я а ч t  н ш

Щ ‘ВВ" НА» t e* t—
mtn

u .
n HI Alt' 
ЧАИИЕа а алиав вдвое -20 -30 -40

ГОСТ 3 4 И - 7 5 * TW A  ЛЕГКАЯ 0 15 7.0 7.0 7.0
ТО BE TO ШЕ 0 25 6.0

ТО* — —
f . p n - и - н -

6 0

t ♦ 0 40 41 о 
14.0

л л
9.0

_ iJ L
9.0 «PiT.-V

♦ * 0 50
<9 0

НГО* X Z.0
”ШГ ТИ Т<4.0 >95-704

ГОСТ (0704 - п тр п а  m m o t m m
t it 0 7b *3 — " З Е Т3.0 И Г3.0

т т  3412 -75 * TPY5A ЛЕГКАЯ 0 20 15.0
ТГЛГ

i.o
TV

3.0Т Т
TO WE TO WE 0 25 ц. о 

11Т
9.0
976" -to- iPttT.-V

4 . 0 32 {& 0 
З.о

12 0 
.14.O'

22.0
ТО* *150-704

to - P 40 — %
<8 0

T f T
ь х „ & т ш  а ю т и ? г ш ш  РЕгулирунмрй & #

г. Гусь- хрушаьнин 015 25 4931 и» c $A. n?u T.-Ti*
ВРИБОДОЛ ПР-1Л1 4 1 l *150-704

TO Ml TO WE 0 20 1 f i Ж ТгТ5 Т  
•95-70»t

ГОЕТ 48722 -73* ВЕНТИЛЬ ДУФТОВМЙ 0 (5

45 4 8 Л 4 3 3 J

TOtT 18434 -74 * ВЕНТИЛЬ ЗАПОРНЫЙ
ФАЛЕЕВЫХ 15кч19п

0 20 4 2 2 BPBTr Tt:
TO Wl ТО ME 0 25 4 4 2 *130-700

i * ф 32 - 4 4
4 и 0 25 2 - —
s * 0 32 4 2 2 ПРИТД,

4 - 0 40 4 2 2 »95-70®t

ro tT  8437 - 75* ЗАДВИЖКА ПАРАЛЛЕЛЬНАЯ
ФЛАНЦЕВАЯ 50М 5 В? BPllT.-Tj-.

* II 0 50 - 4 4 *95-70°C
ГОМ 28 23 - 73 * ТЕРЛ10ШР АНЗ-2430‘ 200 3 3 3 # И

ГОСТ 3029-IS ‘ С ОПРАЯОК дТ*И-})4
TO WE ТО ЖЕ АН4-2в-1Ь0*320 3 3 3 * *

1 ОПРАВОЙ аТ.«0-70Ъ

ПРЦВЯ2П
----------,  <

Т.Ц Ш  - 1 2 - « 5  - 08.

А__
Ш Ж Я 1 № Ш 1 *  КШ1Я
№ ш»шнш-|щ.1х^аа ЬЕЛЬМИЙ КЛУБ /СТЕНЫ (СТАДИЯ! А11 el IAIUTO&

е т

ГА ДРХ йР В Ы ХОД Ц ЕВ
ГА. Ш И , .  Е Е З Е Р Ш В
Г Д .Ш Ш
РУК. ТРУП
СТ.1Ш.

Щ Щ т
ьТ а̂зщш
Тш Ш аГ

К Н Р П и Ч Н Ы Е /  t  ЗААОуЧ 
ДА 30 0  М Е С Т  . 

Т Г Ш Г а  м й л Т а ш  т е п л о -
Ш ^ Е И Н Я  А А Л О Р К  ^ & Р р В 
BE ВТ. СИСТЕ/Л М . П - 2 . П - 3 .

Й Ш  1Ш&-0В /3

1D
щ т  ,

ГРАМДАШАЬЬТРОН

ФОРМАТ 22Г



fe
?4

W
M

"K
b 

*^
T* 

|,м
д'-

ц
И

 
тш

м
й

 
п

рш
т

 
м

-i
t-

us
 

дА
»к

с-
*и

i3

ICO 210
П  t f

7ТГ7Т77Г777ХПГГГ777~
Was

_ _

^ V ' 1 1  ь ш ш ь ц о д  m u i  T

тл Я о ц тк ш
И А А

.ш mm
f c r ;

U J

f e j S E i e
j l i r :j l — M — t

m Ш 0 Д

»лшущ *mu

m until

S ' * .

ft мш туунщ  1 Щ  У  *Tt 
0

V  Л - д С Ь л П 5  ..

C.
вкотсткили nou

MU.MAfMj.ak

И1
Ш » » Х 9 Ш 5  M . f t - t ,  
1*5 *7b*5 ,U -(0

ввод nm tm
08-11, $7Ь*Ъ

\\yiEA fOPAIAim 
Ob *11

!

Т . П .  Ш П 1 - Ш -  0 5 .

41АЧ.0ТА. POAIAROb
Ш 1 Ш Я юраош. lEBEPUm ItA b tM lft КАУР/ ЫЕЙЫ 

KttPflU4Hb|l / t  ЗАЛОМ 
____ НА 300 МЕСТ.

МАЛИ А АН ГГ АЧПОЬ
UR &Ы Ш Ш Р иГА. MU. tu t  р ш  в '
г m Ш Ш Ш А гч

tXE/UA tU tTEM b l 
ОТОЙАЕНЦа. Г Р Л ^ Ц 1

1 И Ш «  .  
т Ш С Т М Нm.r?. Беш ерш а

ttWB.A er.m . Травкина ш ь L _
копцрова/  muJ{~ 17366-02. / у  р т и Г Ж



У З Е А  У П Р А В Л Е Н И Я  5 Е З  Э Л Е В А Т О Р А  i \  / 1 , - 1 4 *  9 5 - 7 0 4 / .  

и в з
200 Litft. 413 550 «00 о ш т ш  о т о п л е н и я  ш и т о г о  в а л а  Ф и

s  % т п м  т т т  х т ш  чащ 
r j  0 5 0 / т  ь * - м и  ' ^ 4 6 /

.  . . r t f -  I  е м ш и п т н А ш ш ^  кашшров  интмити i -5.n-t.t-J 
»  — ф п * г [ Щ - \ \ - ы ч  >  #» 7

КЗ Т Е П Л О t £ T H  0  7 3 0  
/QPSf t « - 4 0 * t  0  8 9 4 /

ft T E I A O t H b  0  7 3 » 3  
/ Ш  U ~ 4 O 4  0 8 9 O /

о«0

, л х &

l i i  д 1 0 в * ч У  5 ^ Ь

9 м  ГКБ^

Ш

г 1̂
1 0 0  « о  ю о  н о  “ *

( Я м ч /

308 . 000
. *  ш з

У У 7 7 У / V / 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

вз t e t T E W H  «ш л е н я  S F m i b i i r e  s a a a  0H
•»15 m t u r r  о т н Ш М  h a y s  и  и  h u t  в  о » / ш  1 л - t o t  0 но/

_н_
1 ,3

7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
4 г
7 7 7

-3.300

У З Е Л  У Ш Ш Н Ц *  1 9 А Е Ш О Р О Л |  0 ft /  В А Р Ш Т  T , - T i  •  150 - 7 0 *  t /

075

ft U t T E M Y  Т Е П А Н Ш М Е Ш  
1И Ш П 1Ш Ш Ш 1 
i -i . i -M -s 0НР/0Я m

t«*-404/ A Vt E 5

US U I A I U T I  0 5 1
/0но при t** -to*E7
4  Ш Т Е А 1 Ы  П Ш т ц Ц £ Щ  
X A A D N t t P H  m U H t T E A  
R-AjR-t.n-ft 040/031 API t**-£Dft/

9 T S A A O t E T b  0 5 0  
/ 0 HO IP I i t e.r? o *"t/“

ft Ц С Т Щ  О Т О Ш Ш  З Р Я Т Е А М О Г О  ЗАДА 0 X  

.  ft Ш Т Ш  O T O t t A t m  К А Ш О Я  4 А И Я  0 5t
' /0чо mtn«-t*'*o7

t o o  Moo M  W  t

0SD\

ftft ta tT ljttV l 0Т01АШ Я З Р Я Ш Н О ГО  ftAAA ФЯ 
15 Ш Н Е М М  О Т О Ш Ш  Ш И Р И  Ч А Ш  0 St
/ 0чо m  te*-Eo*e/

500 800 100 100
----- * 1848--------------1 1 •1.300

П Р И М Е Ч А Н И Е ’.  U  т М ф Ш Д Я Я  ft Г Р А Э Е  KOA-BO 1 H  t > ' t  
8 H B t l U T E A t  А А Я А  Ъ Щ П  Д А Н А  T W  ,  ft Ш -  
Л 1 Е Н А Т Е Л Е  - й З О А П Р О т н ы Х :

2.  Н Е И З О Л И Р О В А Н Н Ы Е .  Т Р У В О Я Р О В О Д И  O X P A t m
j i A t m o t k  m a n  n  2  р а з а ;

У  0 E 0 P Y A 0 A A 1 U ,  О Т М Е Ч Е Н Н О Е  Л *  / З В Е З Д О Ч К А М И / ,  Д 0 1 Т Л Ш *  
E T t f t  З А К А З Н и Х О Д .

ВРЦВЯЗА*

Ш Г Г

П

М  Ш И Н Ы  Ш Ж Я А В В Е Ш  Щ О Р Я Р Е Р О В  й т я т Т

103.
0503НАЧ.

о у ш ш т
m - в о  т  1 , ч

ПРИМ Ь- 
Ч А Н П 1

Н А И Д Е Ш Ш Е - 9 0 - 1 0 - 4 0

У И А  У П П Ш Ш  К 3 Ш Ш О Г А  i H  / Т . - 1 Г 1 5  9 5 - 7 0 * 0 /

i T O t T  8Н 37 • 7 5  * ч т т  ПАРАЛЛЕЛЬНАЯ

Ф ЛАН ЦЕВ АЯ 30ЧА5Р 0 8 0 1 4 4

1 ТО M E Т О  Н Е  0 50 г t 2

3 T O t T  5 8 5 3 2 - 7 3  * ВЕНТИЛЬ ЗАПОРНЫЙ М Я *

| ;ЕВЫЙ 55X4 59 П 0 4 0 г — —

н ТО  п ТО М Е  0  п t t 2

5 г о е т  58135 -  7 2  * ВЕ Н ТИ Л Ь ЗАПО РНЫЙ  А1УФТ9-

ВИЙ 55ХЧ 58 H i  0 55 н H 4

з и  . 5 M J W J U W M ' КРАЙ НАТЯМНОЙ ЛАЯ КОНТРОЛЬ*

Н М  АЗЛ1ЕРЕ1ЙН « А Н -55 4 4 4

7 Ч. 903 -50 В. 8 Г Р я н а ц у  и > 8 о 1 t 2
8 Г О П  8 3 1 5 - 7 7 Ш 0 Д 1 Е Т Р  о г д а - ю о м о 1 l t 4t К

9 Г О И  28 23  -  7 3  * ТЕР М О М ЕТ Р A 5 3 - Z M 3 0 - 5 3 5 1 i 2 Jf »

50 Г О П  50704 - 7 5 ГРУБА Э К Ш Р О С б А Р Н А Я  0503>4
г о
4 0

Lo
1 »

2 o
40

ТО №Е ТРУБА О А Е П Р О М А Р Н А Я  0 7 3 0 h i 
__I X J L

—

9 ТО M E  0 8 9 * 3 —
i f

у ш  y m m m  с з л е ш о р в л  л г  /  в а р к а п у  i [ , - V l 5 0 - 7 ( | * t /
1 К О Ш Ь Ш О В Ш Н  АРМ. 3-Д ЭЛЕВАТОР ч о ш х  т 5 5 5

2 Ч. 903 -  50 1 . 8 Г Р Я З Е В Н Х  5 3 - 5 0 2 e 2

3 Г О П  5 8 5 3 2 -  7 3  * ВЕ Н Т И Л Ь  ЗАПОРНЫЙ Щ Щ -
ВЫИ 55 X 4  59 П 0 4 0 Ч i 2

Т О  M E т о  ш е  ф  г г 4 i 2

1 Г О П  0 4 3 7  -  7 5  * ш и п и  ш ш н ь ш

0 А А Й Ш А Я  З О Ч ^ В Р .  0 5 0 — 4 V
5 Г О Н  58535 -  7 2 * З В Т 0 А 4  }Д110РЙМ» Д У 0 Т 0 -

ВЫ» 1 5 м Г В 8 , . ( Н 5 Ч 4 V
3 3 - А  J P O M A P M A T Y P A ' к р а н  Н А Т А Ш Н О Н  л а я  КОНТ-

рольных m m m  5 4 w i- u 5 3 3
7 Г О П  84 45  -  7 7 М А Н О М Е Т Р  ОВД 1  -  5 0 0 - 5 0 t 1 2 ^  1*
8 Т О  П Е Т О  B E  О Е Д Х -  Г О И - 1 4 5 5 5 X s

9 Г О П  2 3 2 3  - 7 3  * Т Е Р Д О Ш Р  А й 4 - г Ч 4 0 - Ш 1 1 2
X *  1

t  ЗЛРА80Н
(0 Т О  Ш Е ТВ  И Е  Д Я Ч - 4 “ - 1 4 Р - Ц 0 { 5 5

t * — Г  
СОЗРАЗЭИ

Г О Н  3 2 3 2 - 7 5 * ТРУБА Л Е Г К А Я  0  НО ,  А5 f c f — —
Т О  М Е ТО IHE 0  50 . /1 f f

U .
■ Л .7 .

LL
_2o2__

ш г
Г И ] Ж Т £ и Е ? 1 1 Н 0 В

КОПИРОВАЛ

Т.О Ш - 5 2 - W - O B .

C E A b t R t t H  Ш Б  / С Т Е Н Ы  
к и р п и ч  Н Ы Е  / t  З А Л О Л  

НА 3 7 0  ЛАЕt T  .

w \ -

У з д ы  у п р а в л е н и я  
А 9 , 0 2.
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^ p d )  t e l  t e l  t e l  \ t e  
T ^ V s O O  L 300 L  5W L BOO______Ld__ 4  Г -f

T V -м S ^ l  Г Ш  PE33 t E S

\ т J2 M L

61СВ ПРОМ АЗАТЬ М Щ И К О У 1  ЦЪ л сбЕСТОЦЕ- 
м с н т н о г о  т т ь о г л  с а о ь а в ь с н й е м  
ш с и н о ы г о , м с «  г з ф м  к о н с и с т е н ц и и  с  , 

п г о ш и к о Ь  2 т * е т м и  т к а н и /

. / V

I f  f  4 - l ' l - j -  4 -  4  I

30 I 30
* 2 4too

И0 ■ 30 130 120 t1 '« t ;
НАИМЕНОВАНИЕ

ДЕПТАли
СМЕНКА

-Ш А Ч Х О В т____ МУЧТА Ф ц А Н Е Ц УГОАОК шуруп
шрмнъ 
щки и т

yiuQTHAtotiLuh
РАСТВоГ

t е
с*ы
ы*-

и»о

?А АНЦЕВ9Е
С О ЧИ Н ЕН И Е

ЙЙ П05КЦНЦ 1 4 Ъ А 5 6 1 8 9 10

Количество 4 Ц 1 г 32 и 176 2 — — волшы
гост

Н О » -10*

Прок
ладка «о

- *  ь3  х
ьОО

CCHtHKtNv.
1&ВДУКВ0АН\^

А И t T  
асбестоце
м е н т н ы й

СТАЛЬ 
ЛАСТОВАЛ 
1990Ч-ТЧ S

м т

СЮААЬ
Рт.з

СТАЛЬ
11413*75*

ПЕНЬКА
d * ll

10330-76
мм

ти п !
м*

ТИПА
М*

УГФАОН 
ДЮ Р А А Е 1В1U

13737-6В

пхни*
ЧЕСКАХ
mww
fBtT*

mi-77Кол-во Разин?a 1MZ4 ■ To

wo 200 84*8*
*1200 IB4*8x 

* 1200 120*220 СЛ 120*220
ГГ*

<С'
Йк»о
«к—«С
» £сгм.<7CZ

-NOpim
50 * 30 *2

I ' W m
30*30*2 ЗХ»5 £«640 0.00055 0,00068 28 8 6*20 С,8

150 150 134*8*
*1200

134*8*
Ч2Ы 170x170 * ПО* ПО щ я я £=«но •I и 28 II * я 9

200 200 »84*8x 
*1200

ЖЧ*1*
- Ц Ш — 220*220 » 220*22С > * к а £ г вцо 0.00067 0.00034 85 а « а Ч

200 250 184*8* 
* 1200

234*8* 
* 1200 220* 2ТР ч 226 * 270 я а п 1 ‘ ЭЧ» 0.00015 0.00034 40 0 h п 1.2

250 230 234» 8 *
И100

234*8* 
*  400 2Т0* 210 ц 210*270 Ш * а 1 *  1040 0.0Ю2 0.00104 4 4 и Н и а

200 400 184*8*
*1200

384*8*
*1200 220*420 • 220*410 2 * 7 0 и »

40*40*2
Ь м о
50*40*3 3.5*15 £•1240 о.ооюч 0.0613 55 * а а ч

300 300 284*8*
*1200

284 * 8* 
«1200 320*320 п 320*320 =г

и"» « • а 0.00 юц 0.9015 55 V и и ft
260 500 *I20Q 484*8* 

x 1200 270*520 « 270*520 ■**? в  ' н • ш 1*1540 0.00125 0.00155 68 •1 И щ 1.8
300 400 £04* B* 

*1200 584*8*
«1200 320*420 ■ 320*420 « S

ч • а £• 1440 0.001П 0.00146 61 и ft я 1,8
400 400 ЭаЧ* 8 *

V|Q| ■ *
3 8 Ч *| «

*1200 4 2 0 * 4 2 0 • 4 2 9 *4 2 0 | § ч 1 я 1М 6Ч0 0.00151 «.00154 72 И к ч и
500 BOO l o t *  Wx. 

* 1200
H lO ilO *

«1200 5 2 0 *5 2 0 » 5 2 0 *5 2 0 2 “
т»

Т » 8 0 * н
1 0 *50*3

1 *8 0 м *»
5 0 *5 0 *5 4 *15 £•2040 0.Q01B3 0.00204 110 и •1 н

ч в

Ч

Приваза*

m l .

П р и м е ч а н и я

I Перед  установкой в н у т р е н н я я  поверхность м у ч ты  |nos.5| 

и н а руж н а я  поверхнос ть торца во здухо во да  о клеи ва ю тс я

ТКЯНЫО HA ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОМ K A U , ДАЮЩЕМ НАДЕЖНУЮ 

ОКЛЕЙКУ МЕТАЛЛА И ТКАНИ, И ОКРАШИВАЮТСЯ МАСЛЯНОЙ

краско й . З а к р е п л е н и е  м уф ты  на щ д у х о о о д е  производится

I3TEM  УПЛОТНЕНИЯ ЗАЗОРА МЕЖДУ МУ9Т0И И 603ДЗХ0В0Д0М 

ПЕНЬКООММ КАНАТОМ |П03.&/, СМОЧЕННЫМ КАЗЕИНОВЫМ 

КЛЕЕМ И АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫМ РАСТ80Р0М С ДОБАВЛЕНИЕМ А 

НЕГО КАЗЕИИОЗОГО КЛЕЯ | П03.9 , ТИП I ) С HOC At ДУЮ1ЦМ М 

ЗАПОЛНЕНИЕМ ЗАЗОРА АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫМ РАСПОРОМ 
БОЛЕЕ ГУСТОЙ КОНСИСТЕНЦИЙ, ЗАМЕШАННЫМ НА РАСШИРЯ
ЮЩЕМСЯ ЦЕМЕНТЕ С ДОБАБЛЕИЙСМ КАЗЕИИОЗОГО КЛЕЯ

/ПОЗ. (О, тип if .
2. 6 КАЧЕСТВЕ МАТЕРИАЛА ПЕНОК | ПОЗ. 1Д | ПРИНЯТ АСБЕСТ9-

ЦЕМЕНТНЫЙ AUCT ТОЛЩИНОЙ 8 И Юмм РАЗМЕРОМ ЮООМДООмм. 

Ра з р е з а н и е  ли с та  на ч а с ти  о с у щ е с т в л я е тс я  ги а в о ти н и ы -  

ми н о ж н и ц а м и  ( прессом).

5. 1\РИ МОНТАЖЕ КРЕПЛЕНИЕ ВОЗДУХОВОДА ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ 

АНАЛОГИЧНО КРЕПЛЕНИИ) МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ВОЗДУХОВОДОВ С 

ПРОВЕРКОЙ НАГРУЗОК ПО ВЕСУ ВОЗДУХОВОДА.

Ц. К аждое з и н о  в о з д у х о во д а  долж но  и с п ы т ы в а т ь с я

НА ПЛОТНОСТЬ. ПОДСОС ПАИ УТЕНКА ВОЗДУХА БОЛЕЕ 10*/*

ОТ РАСЧЕТНОЙ ПРОИЗВОДИТЕЛИ1,ОСТИ НЕ ДОПУСКАЕТСЯ.

Л йлч.огод1р о м м в
шдня.г 1ит « ш кй я в я

Г  А П
ГАХПСЦ
гип

РУК.ГРУП
С Ш .Ц Н Ж

» м т ш
Стенное
еваокипма
ш оиохио!^
ТРАВКИНА
Копировав

Т.П .2БЧ-1М 95 - 06

СЕЛВСКМИ К АУЬ 
| СТЕН В) К И Р П И Ч Н Ы Е  
С ЗАЛОМ НА 300 МЕСЩ _

З вено прямого уча с тка
ШОВНОГО АСБЕСТ О ЦЕМЕНТНОГО

ВОЗДУХОВОДА__________________ _____
1 7 S 6 6 -C Z  S 6 ДОГМАТ Ш

СТАЛИ*! дцщ

15

л м см о е

11ИЙИЭП х
ТРАЖДАНСЕЛВСТР1Н
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1ш шолрово1А 4№**
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Й Р Ш А Я Л У т Ы й  T P H lI lP O f c O A  ггмт ь Канале. тмлоит*
Поя ските линяя з а п и с к а .

В о д е Е Н А Р К Е Н И Е  З Д А Н И Я  ( Л У Б А  П Р Е Д У С М А Т Р И В А Е Т С Я  Ot КСЛЬЦЕ- 
S e t t  Б О Д О Г р в Ь О Д Н О Н  СЕТИ ПОСЕЛКА.
(  ЗДАНИИ З Й ОР О ЕК Т И Р вВ А Ч И  СИ С Т Е М Ы  в П Е Д И т н О Г д  ЙЗАЙСТ- 
ВЕНИЛ-ПИТЬЕВОГО И ПРОТИВОПОЖАРНОГО ВОДОПРОВОДА К РО Р Я -
Че р о  в о д о с н а б ж е н и я .
В в о д  в о д о п р о в о д а  о с 5 в , е с т ь д д е т с я  но двум вводам из чугун-
К Ы *  Ш О Р Н Ы *  Т Р У Б  / Ш м М  6  П О М Е Щ Е Н » !  ТЕПЛОВОГО УЗЛА I  

ОЬИ „ и *  Н 8  Т Е Х Ш Е Ш Е  ПОМЕЩ ЕННЕ 3  ОСИ „ И ?
В в о д  ТРУБОПРОВОДА ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ j M e «  И 3,КРКЗДДИ,ЯО«НОГО 
ТРВБСПРОВОДА Ф ЗЕМЙ 3  Ш А Л Е  ТЕПЛОСЕТИ,  3  ПОМЕЩЕНИЕ ТЕДО- 
8 0 Г 0  УЗЛА.
Го р я ч е е  в о д о с н а б ж е н и е  д е п т р а а н з о з н н н о е  е  ц и р к у л я ц и е й  &
МАГИСТРАЛЬНОЙ СЕТИ.
Р HSTpEГ.IlHE ЕЕТН в Ш П А Б Ж Е П И Я  МОНТИРУЮТСЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ 
В в Д С Ш О П Р О В О Д Н Ы Х  ОЦИНКОВАННЫХ Т Р У Б  / И 5 * 8 0 й К .  
М А Г И С Т Р А Л Ь Н Ы Е  Т Р У Б О П Р О В О Д Ы  П Р О Ш Я Ы 6 А Е М Ы Е  НОД ПОТОЛКОМ 
0 0 Д 8 1 А Й  К 3  НОДЯОАЬИОМ НАКААЕ ИЗОЛИР УЮТСЯ ОТ КОНДЕНСА
ЦИИ И Т Е  НАС П О Т Е Р Ь .

В н у т р е н н е е  п о ж а р о т у ш е н и е  « г а  а н о  е н к  п | л . ю - 7 <  п р и н я т о  
1 0 Ж Л Р Н Ы М Х  If РАИ Д ММ ^  5 0  ММ t o  е н р м о к о м  И П К О Н Е Ч Ш А  п о л я р н о 

г о  а т в о а а   ̂AS мм е у ч е т о м  о д н о в р е м е н н о г о  д е й с т в и я  дзук 
Е Т р у й  но г , 5 А / е е к .  К А Ж Д А Я .
Аз ЗДАНИЯ НАРУЖУ ВЫ80ДЯПЯ ДВА ШКУБКА Е ОБРАТНЫМИ 

КЛАПАНАМИ Я БЙТРОСМЫКАЙЩИйНСЯ ЯОАУГАЙКАМИ ^ 65ММ

Д Л Я  ПРИСОЕДИНЕНИЯ П Е Р Е Д В И Ж Н Ы Х  А В Т О Н А Е О Е О З .
НАРУЖНОЕ ПОЖАРОТУШЕНИЕ О С У Щ ЕС Т В Л Я Е Т СЯ  ОТ ПОЖАРНЫХ ГИДРАНТОВ, 
Р А С ПОЛОЖ ЕННЫ Х НА ПР И ЛЕ Г А Н И И  X П Р О Е З Д А Х .
^УТОЧНЫЕ И Р А С Ч Е Т Н Ы Е  РАСХОДЫ ВОДЫ ПРИНЯТЫ И ГАЛЕЙ Й  
! й  И 0 5 - 3 0 - 7 6  И СВЕДЕНЫ  В  Т А Б Л И Ц У  ОСНОВНЫХ ПО Х Л З Я Т Б Д Е Я -  
Д л я  ПОАНВА З Е Л Е Н Ы Х  НАСАЖДЕНИЙ ВТ В Н У Т Р Е Н Н Е Й  ССТЯ ДАЛЯНЯ 
В Ы В О Д Я Т С Я  Д В А  П О Л И В О Ч Н Ы Х  К Р А Н А  / г $ м ч .
К а н а л и з а ц и я . От в о д  б и т о в ы х  б  п р о и з в о д с т в е н н ы х  с т о ч н ы х

ВОД О С У Щ Е С Т В Л Я Е Т С Я  С А М О Т Е К О М  ПО Д В У М  В Ы П У С К А М  в 
К А Н А Л И З А Ц И О Н Н У Ю  С Е Т Ь  ПОСЕЛКА.  В Н У Т Р Е Н Н И Е  СЕТИ КАНА
ЛИЗА Ц И И '  П Р О К Л А Д Ы В А Ю Т С Я  К З  Ч У Г У Н Н Ы Х  К А Н А Л И З А Ц И О Н Н Ы Х
тр у б  £ 50400мм. Ка н а л и з а ц и о н н ы е  стояки проклады

ва ю тс я  в санузлах о ткр ы то , а в  остальных ПОМЕЩЕНИЯХ

З А Ш И В А Ю Т С Я  ь К О Р О Б А .  В Е Н Т И Л Я Ц И Я  СЕТИ О С У Щ ЕСТВЛЯЕТ
СЯ Ч Е Р Е З  СТОЯКИ В Ы В Е Д Е Н Н Ы Е  В Ы Ш Е  КР ОВЛИ НА 0 , 5  И.
В о д о с т о к .  Д л я  о т в е д е н и я  д о ж д е в ы х  в о д  с к р о в л и  з д а 
н и я  П Р Е Д У С М А Т Р И В А Ю Т С Я  В Н У Т Р Е Н Н И Е  ВОДОСТОКИ С ОТКРЫТЫМ 
В Ы П У С К О М  НА ОТМОСТКУ.  С т о л к и  МОНТИРУЮТ СЯ H J  Ю Л Н З Т Я А Е -  
H I B M X  ТР УБ,  Л Г О Р И З О Н Т А Л Ь Н Ы Е  У Н Й С Т К И  ИЗ С Т А Л Ь Н Ы Х  т к т с о -  

С В Л Р П Ы Х  Т Р У Б ,  НА В Ы П У С К А Х  У С Т А Н А В А П В А Ю Т С Я  Г Н Д РЛВАИ ЧЕСКИ Е 

З А Т В О Р Ы ,  НА К Р ОВ Л Е  -  П Р И Е М Н Ы Е  В П Р О Я К И  ТИПА & P - S .

Ведомость  ч е р т е ж е й

О с н о в н ы е  в о т п т в л н .

Н а с п я щ и й  а р ш т  в ы п о е н ы  в  с о о т в е т с т в и и

С ДЕЙСТВУЮЩИМ!! НОРМАМИ И П Р А В Ш А М *

/ в  ТОЙ ЧИ1АЕ ПО БЗРЫБО-ИЖАРНОЙ Б Е З О П т О Е Т Н /
Га л в п ы А п о ж е н е р  c p i e k t a  /Золодкян/

fotr К Л Н И Е Н О В Л Й Н Е Стр. Чр х м ш ш

BK-I В А Г Л А В И Ь 1 Й  л и с т

п к - г 1ПЕЦНфиКАЩКЯ

К - * П а л и  п о д в а л а

П л а н  < э т а ж а

BH -S П л а н  2  э т а ж а

U'S Сх е м а  в о д о с н а б ж е н и я . С х е м ы  к а и а а н з л -  
ц й я . С х е м ы  в о д о с т о к о в .

- В К - 7
ВАРИАНТ ПРИМЕНЕНИЯ ПЛАСТМАССОВЫХ Т Р У Б  
Д Л Я  ВОДОСНАБЖЕНИЯ /ПОДВОДКА К УНИТАЗУ/, 
К А Н А Л И З А Ц И И  н в о д о с т о к о в .

шЛЕ

К а и м е н с в а н я с П ол - 8 6

Су т о ч н ы й  р а с х о д  в о д ы , и * { , 5 5
ЧАСОВОЙ РАСХОД ХОЛОДНОЙ в о д ы , и * ш

Р а с х о д  х о л о д н о й  в о д ы , А / « н . Р,ОБ
Р а с х о д  г о р я ч е й  в о д ы , Л/СЕН. 1,04
Р а с х о д  в о д ы  в р и  п о ж о р о т у ш е и н к , л / с ц . 6 . 0 5

ИОГРЕБПМЙ НАПОР НА ВВОДЕ ТРПОНРОВШВ,  «
Х О Л О Д Н О Й  В О Д Ы е л - ю *
Г О Р Я Ч Е Й  ВОДИ С,4 -со’

ХОЛОДНОЙ Б О Д Ы  ПРИ ПОЖАРОТУШЕНИИ г , 5 .  ю 5
Расход т е с л а  на г о р я ч е е  в о д о с н а б ж е н и е ,  к в * 4 0 0 3 0 0
Р а с х о д  с т а л и , К Г / ц Е ш

Р А С Х О Д  Ч У Г У Н А , К г / м С О О

П Р И М Е Ч А Н И Я :
I. I t T P O йетбо 8 0 Д П С Т О К Я  ИЗ П Л А С Т М А С С О В Ы Х  

Т Р У Б  П Р ОИ З В О Д И Т Ь  ПРИ РАСЧЕТНОЙ Т Е М П Е Р Й Т У -  
Р Е  НАРУЖНОГО В О З Д У Х А  НЕ Б ОЛЕЕ МИНУС 3 0 ?

П р и  б о л е е  н и з к о й  р а с ч е т н о й  т е м п е р а т у р е

МАТЕРИАЛ ТРУБ U СПЕЦИФИКАЦИЯ ПОДЕЛ1ЖАТ УТОЧНЕНИЮ- 
t - Ь  СПЕЦИФИКАЦИИ В ОДОСНАБЖЕНИЯ ДРОБЬЮ УКАЗАНО 

В  Ч И С Л И Т Е Л Е  О Б Щ Е Е  КОЛИЧЕСТВО ТРУБ, Б ЗНАМЕНА
Т Е Л Е  КОЛИЧЕСТВО ТРУБ П О Д Л Е Ж А Щ И Х  ИЗОЛЯЦИИ.

3 .  Монтнж Н П Р И ЕМ К У  С1СТЕЙ1 ВОДОСНАБЖЕНИЯ,  

К А Н А Л И З А Ц И И  И В О Д О С Т О К О В  П Р О И З В О Д И Т Ь  
6  С О О Т В Е Т С Т В И И  с  Т Р Е Б О В А Н И Я М И  С И н Н Й - 2 В - 7 5  
И «К 4 7 3 - 7 5 .

SAttfcKKt H.UttEHfcc* L%>* UlSK

(E S S
ШЪ.
BES&iL

Mm й1J M l!]
М о л а Ш Н

ПРМвА̂йу:

Т Л .  Uk - U - I 9 S  - И

Т&льсхий к л у б ~  /стены nupmmiut/
С П А Д О М  И Я з о о л о г с т

З а Г ЛАвМЫ И л и с т

щ Аш_
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Dob.
0Б03Н. Обозначение Наименование

Код.
во

Масса
HAU.

Приме
чание

1 2 3 4 5 € 1 г 3 4 5
водопровод МТфТОВЫЙ 45ч8п2 06Оj 2 4S£

\ 2 3 4
КР
5 € рост 9583*75 ТРЧВй ччгзиная POtT 48722-73 Вентиль ЗАПОРНЫЙ М1ф*

Оборудован не НАПОРНАЯ 0 400 € 23,0 ТОВЫЙ 45Ч8П2 /32 i 2,70
РОИ 22847-77 Унитаз кбраммчешй ГОЕТ 5525-64 Колено Ж  4400 2 41,6 ТО ЖЕ То ЖЕ 0 25 Z 1,75

ТИПА „КОМПАКТ* POtT 5242-75 * ТРУБА СТАЛЬНАЯ В0Д0ГА30 ТО ЖЕ ТО ЖЕ 020 4 4,10
t ПРЯМЫМ &Ы1ШКОМ 6 51,0 АР9ВОДНАЯ ОЦИНКОВАННАЯ##к То ЖЕ ТО ЖЕ 015 2 E7S

POET «560-63 ЗММШЫИК КЕРАМИЧЕСКИМ 4 19,4 То ЖЕ ТО ЖЕ 050 % 4.13 1 — Край поливочный 02s 2 -
Гост 19802-74 Смеситель Для ТО ЖЕ 1 ТО ЖЕ 025 Я 2.20

ЗМЫВАЛЫШКА НАСТОЛЬ- ТО ЖЕ То ЖЕ 020 5 4,56 Канализация
НЫЙ С НИЖНЕИ КАМЕ- Та ЖЕ То ЖЕ 0 15 33 1,21 ГОСТ 6342,1-63 ТРтва чзгзнндя
РОЙ СМЕШЕННАЯ РОЕТ «457-75 Задвижка водопровод KAHAAW3 АНИОННАЯ 0100 47 13,4
ВМ-УМ-НКеР 4 US НАД 50ч 66р 080 7 29,0 ТО ЖЕ То ЖЕ 050 52 5,9

гоет H&07-66** Сифон ПЛАСТМАССОВЫЙ Та ЖЕ То же 050 2 48,4
— _________ БУТЫЛОЧНЫЙ 4 0,45 ГОЕТ «722-73 Вентиль запорный мтф- водосток

ГОСТ 7506-73 Мойка чугунная Т0ВЫЙ 45чЕр2 025 3 1,75 РОСТ 21689.3-77 Тиба пластмассовая
ЭМАЛИРОВАННАЯ То ЖЕ То ЖЕ 020 2 1,ю КАНАЛИЗАЦИОННАЯ 0100

______

47 i
|

МЧ-1-М г 23 ТО ЖЕ ТО ЖЕ 015 12 0,75 ГОСТ 8752-78 ТР1БЛ СТАЛЬНАЯ гшЩ*ГОСТ <9802-74 СМЕСНТЕАЬ СМ-М-тЦ 4 5,25 РОЕТ 48500-74 Обратный клапан НАЯ ГОРДЧЕКАТАНИЛя/Я̂ n 1(1,26ГОСТ Ш63-70 Бытк с пробкой 4 0,05 1бчбр 080 4 32,9 ГОСТ 22689.15*77 Ревизия Р-аоо-пвп CГОСТ €924-73 Сифон чугунный — Кран поливочный 0zs 4 РОСТ 22589.9-77 Отвод 90°-400-ПВО _4__ -Сф 150? 4 — Кран пожарный j#so В ПИНТАМИ 02913-52 Отвод 90° из ЭГЛЕРО-ТОСТ 75Б-72 Ыт? НАСТЕННЫЙ
СО СПРЫСКОМ 013 диетой СТАЛИ 010В а4 !IT 2,42КЕРАМИЧЕСКИЙ 3 т — и ер=гом 5 - — Сифон СТАЛЬНОЙТТ-24-26-426-75 

РОСТ 8634-15
Кран ппссуариый кп-2 
Раковина стальная

3 0,3 _ РОСТ 2247-76 Головка соедини-
I

СВАРНОЙ 0400 _e_ 4,84
ЗМАЛИРОВАНИАЯ РСТО-2 1 4,0 ---- тельиая тли о 2 --- i РОСТ 22689,5-77 КоМПЕНСАЦНОННЫЙ ПА- 

ТРЧШ ЙК-П8П-400 T
— — .—

ГОСТ 13802-74 Смеситель ДАЛ
РАКОВИНЫ НАСТЕН- Го ря ч ее водоснабжение._ 8363-59 Пробна ковкого мэп-__

ГОРТ £А?Л-7Я
НЫЙ ЕМ-М-НН
ПнЛч*\и UVRMHULlA

1 1,07 ГОСТ 5262-75 * Ттл стальная Водош
ПРОВОДНАЯ (1ЦМИМЩНАЯ04ОУ 3,4$ 8966-59

UA 032
МЗфТА ПРЯМАЯ ПАЙИМ̂г

€
G

0.17
0,18

eg- 1 vtl оЭеЧ /о
ft Л  А V ftflll А 1 кв 41

ОНфОН ЧУГУННЫЙ 1 3,3 То Же ТО ЖЕ 032 2,84 Bnpnuv Ь ROnnPTflUHlijl G

3

РОСТ 10161-73
P0PT 1152-65*

Аушевой подло* мелкий
Rlinvrv u fiuiHnu

2 i l L То ЖЕ То ЖЕ 025 2,20
иг э MUrUHlv Н 0 vUU VIUMnHyl

“| V V 1 wj DDHlSllb п иИФип
напольный 2

— - То ЖЕ ТО ЖЕ 020 ту/57 1,56
__

xt

t?l

Т я а» е Тп 5кс d\$ ооРОЕТ «874-74 СМЕСИТЕЛЬ ЛАЯ
_____ " 1 О ЖЕ

ГОСТ 12722*73 Вентиль запорный
со J j±L

Т.П. 264-12 -195-ВКДУША ОМ-Д-ШЛ 2 Тб7 — — —

РОЕТ 4844-73 Трав чзгзииый тип ~ 1бдГ ЙЮМЬКОНБерезина
3 ?g]«o
Щ

------------?) --------------- То ЖЕ Т 50 2 6,3 [ПРИШАИ ГаЛРХ.П? ВыходцаW&A у СЕЛЬСКИЙ КД7Б (стены КИРПИЧНЫЕ.)
ЗЖИЕПВИЗТПа

— г— Ньч.ота Р-ОМАЧЫ?
Г » р г  l u i t  1

I------- p 2
- — i — Га.сре̂гип 2—

{АЕДИфИКАДИЯ
рииэп

РРАЖДАНСЕАЬЫРОБ1Рзк.гс ГСнРИК
1

— ------------------------------- *------------------------------------------------------------------------------------------------ ------------------- --— ----------------
Копмтлл: 178&G-08, -/£ Формат: 22г
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К арал
к о з . Й а м м е н о & й н и е К о д - ю

5 Э Л Е К Т Р О К О ф Е Ш К А  В А Л  АТОЙ „  А м К е в \
А Э Л Е К Т Р О К И П Я Т И Л Ь Н И К  К й Э - 5 0 1
6 В а н н а  м о е ч н а я  в м - И г

Т . П .  2 J 4 - 1 2 - < 9 5 - b K

ПРШЬАИ
шшвян1шт1КД5И1[7УТШЗ ГШТТШ1 ъщз
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Й ИЕ Я

IVi. tILIL Р̂ЕЗИНА
НАМ, итд. комянов

ТкГ
Р з к .гр

МОАОАКМЖ 1
шйк.

Ко п и р о в а л : Ъ ^ и ;.

С е л ь с к и й  к а ^ ь  
( С Т Е Н Ы  К И Р П И Ч Н Ы Й  
I  З А Л О ГИ  НА 300 МЕСТ

î ivm ШГД 1ШЛД

Л Л АН J ЭТАЖА

Р I 4  I

р ш п
р р й ж а к н с е л ь е т р о и  

Ф о р м а т *, и г
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tismim НРШДА-
Привязки Га.1?х.1Р Выхолив . Сельский хлэб 

(сте.иы кирпччиьн:) 
L  ЗАЛОМ НА 300 МЕСТ

Стили* Лхет Ластов
Няч.огл РОМЙНОЬ, Р 5Га eitt. Ее?езм*А_ оrun М0Л01КЛЙ

План г  этажа р и и э й
ГР|ЖД*А«ДкПМИ

РЛ5.Г t . Cmpmk .
И HR .Hi
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5.08

Alls.

Фт>5о
гшШ-* 4=М9ИьЕГь

От кинопроекторов

ÎflQjrgP
JL182, i

tVH_2

п И Р п

' Sr 4 го у ]ц$о$1ншм*
150 ЯОЛА а

jMeb.

О т м ш й
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Сх е м а  б о а о с в а б ж е м и я .
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<20
425
400

В ftOMfltt,»nn, К8НМЬ

2 _ ::
-С|-

ВВ0Д_ ВОДОПРОВОДА
0*00 м*

Т Р У Б О П Р О В О Д  Г О Р Я Ч Е Й  R o i l M  
0 4 О м я  & К А Н А Д Е  П й А о е Е Т И
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уAiiC^a
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Ю,0*

T . n .  2 W - U - 1 9 5 - R K
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R R H A A t  Т Ш О О Ш ИЗЙМ Ш11.ШЗГСШЯСГОЕГГЯ1ВК2й1
Komom:

Ш ы к м и  ка«  - 1 
(е т ь н ы  к м р п и ч ц ы е )

I  З А Л О Г А  HA  з о о м и т  
' fm.MA ВоДОСНАБЖСНПЛ̂
:__ _ с х е м ы  к а ц  а  л и г а м и .

С Х Е М Ы  Е О Д О С Т О К о В
— тш = лр та г

р и и э п
Г Р А Ж Д А Н С Е Д Ь Е Т Р О Й
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П о я с н е н и е  к  п р о е к т у

Проект  разработ ал  на н а п р я ж е н и е  380/220 вольт с глукозаземле ннои  н е й т р а л ь ю  т р а н с ф о р м а т о р /* ,

Ввод В ЗДАНИЕ ПРБДУСМАТРМВЯБТСЯ ДВУМЯ  ВЗАИМОРЕЗБРВИРУЕМЫМИ КАБЕЛЯМИ.

В0ОДО -  РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО П Р И Н Я Т О СЕРИИ В Р У  И РЯЗ/ИЕЦАБТСЯ В ЭЛЕКТРО Ц ИЮВОЙ

Ин {  э т а ж е . У ч е т  э л е к т р о э н е р г и и  д л я  силовой и освети т ельной  н а г р п о к  р а з д е л ь н ы й ’ ,

Проектом предусматривается отключение всей вентиляции при поступлении сигнала о пожар* 
t КОНТРОЛЬНО - СИГНАЛЬНОЙ станции „  Си гнал - 1 2  A M  " .
Пр о е к т  п р е д у с м а т р и в а е т  сле дующие  в и д ы  о с в е щ е н и я : р а б о ч е е  о с ве ще н и е , аварийное  о св е ще н и е  для

З&ПКУЙЦНИ И ДЕЖУРНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ ЗРИТЕЛЬНОГО ЗАЛА.

Рабочим освещением обеспечены все помещения здания. Управление рабочим освещением зритель 
ного зала ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ С ПОМОЩЬЮ ТЕМНИТЕЛЯ СВЕТА, КОТОРЫЙ УСТАНОВЛЕН В РЕ ГУ ЛЯ ТОРНОЙ. 
Дежурное освещение зрительного зала питается ст щита билетера и увраваяется j по месту,
ИЗ КИНОПРОЕКЦИОННОЙ И Р Е Г У Л Я Т О Р Н О Й .

Аварийное  освещение  для  эвакуации п и т а е т с я  от а к к у м у л я т о р н о й  у с т а н о в к и  36 вольт .

Н а д  входами устанавливаются  с в е т о в ы е  у к а з а т е л и  „Выход" ,  к о т о р ы е  п и т а ю т с я  п е р е м е н н ы м  т о 

ком ЧЕРЕЗ ПОНИЖАЮЩИЙ Т  Р А Н СфОР МЯТО Р НАПРЯЖЕНИЕМ 22о/36 ВОЛЫ* П Р И ИСЧЕЗНОВЕНИИ НАПРЯЖЕ

НИЯ 260 ВОЛЬТ УКАЗАТЕЛИ „ВЫХОД*  АВТОМАТИЧЕСКИ ПЕРЕКЛЮЧАЮТСЯ НА ПИТАНИЕ ОТ АККУМУ

ЛЯТОРНОЙ УСТАНОВКИ.

В е л и ч ин ы  о с в е щ е н н о с т е й  п р и н я т ы  в с о о т в е т с т в и и  с д е й с т в у ю щ и м и  н ор м ам и , т и п ы  с в е т и л ь н и к о в  

ВЫБРАНЫ а СООТВЕТСТВИИ н а з н а ч е н и я  и х а р а к т е р а  п о м е щ е н и я  по у с л о в и я м  С Р ЕД Ы .  

Ос в е т и т е л ь н ы е  г р у п п о в ы е  щ и т к и  п р и н я т ы  серии НОЩВ, ощв ; с и л о в ы е  щ и т к и  - су94о о ,
ГрУППОВПЯ ОСВЕТИТЕЛЬНАЯ СЕТЬ ВЫПОЛНЯЕТСЯ: СКРЫТО - ПРОВОДОМ МАРКИ ЯППВС-650 ПО ПОТОЛКАМ В ПУСТОТАХ ПЛИТ ПЕРЕКРЫТАЯ, 

ПО стенам в ЩТРАБАХ с последующей затиркой;  б подвале- к абе ле м  МАРКИ ПНРГ-6Ы) ОТКРЫТО НА СКОБКАХ. В ЗРИТЕЛЬНОМ 

ВАЛЕ ПРОВОДКА ВЫПОЛНЯЕТСЯ ПРОВОДОМ МАРКИ АПВ-660 В ВИНИПЛАСТОВЫХ ТРУБАХ: ПО СТЕНАМ * СКРЫТО , ПО ПОТОЛКУ- B  ПОД

ШИВНОМ ПОТОЛКЕ t  ВНУТРЕННЕЙ СТОРОНЫ. ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ НА СЦ Е Н Е ,  КИ Н О П Р ОЕКЦ И О ННОИ ,  РЕГУЛЯТОРНОЙ 

вып олн яют ся  ПРОВОДОМ МАРКИ ПВ-660 В СТАЛЬНЫХ ТОНКОСТЕННЫХ Т Р У Б А Х .

Групповая силовая к м а г и с т р а л ь н ы е  сети выполняются скрыто: проводом марки Ш-ббО&виниплтовых т р у б а х ,

ПРОВОДОМ МАРКИ П&-660 8 СТАЛЬНЫХ ТОНКОСТЕННЫХ ТРУБАХ -  ПО СТЕНАМ И В ПОДГОТОВКЕ ПОЛА ИСХОДЯ ИЗ 

КОНКРЕТНЫХ УСЛОВИЙ МОНТАЖА»

Ме т ДЛЛИЧ^СКНЕ ИСТОКОВ ЕДУЩИЕ ЧАСТИ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ ЗАЗЕМЛИТЬ ПУТЕМ ПРИСОЕДИНЕНИЯ 

К НУЛЕВОМУ ПРОВОДУ ЭЛЕКТРОСЕТИ И К СТАЛЬНЫМ ТРУБАМ Э Л Е К Т Р О П РО В О Д К И .

Электромонтажные работы Должны быть выполнены в соответствии с ПУЭ и СН*П  ш-33-76*
По СТЕПЕНИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАДЕЖНОСТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ ОСНОВНЫЕ ТОКОПРИЕМНИКИ ЗДАНИЯ ОТНОСЯТСЯ КО Д КАТЕГОРИЙ, 

ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ АВАРИЙНОГО ОСВЕЩЕНИЯ ЗЬвОЛЬТ И КОНТРОЛЬНО - СИГНАЛЬНОН СТАНЦИИ, КОТОРЫЕ ОТНОСЯТСЯ К I  КАТЕГОРИИ»

„Н астоящий проект выполнен в соответствии 
С ДЕЙСТВУЮЩИМИ нормами и правилами 

/ в том числе по взрыво-пожарной безопасности/*

Г л .  И Н Ж Е Н Е Р  П Р О Е К Т А  / К у Р О Ч К И н /
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В е д о м о с т ь  ч е р т е ж е й  „Э #

Лист Н а и м е н о в а н и е Стр. ПРИМЕЧАНИЕ

И З а г л а в н ы й  л и с т гг
Э-2 С п е ц и ф и к а ц и я 23

п Сп е ц и ф и к а ц и я . Ус л о в н ы е  о б о з н а ч е н и я . 24

9-4 Ра с ч е т н а я  схем а  питаю щ их с етей
г5

J-5 П еан о с в ети тел ь н о й  с ети  1 э та ж а W

Н П л а н  о с вети тел ь н о й  с ети  2  э таж а п

М ПЛАН осветительной , силовой и магистральных 
с етей  подвала . ft

Я-Б План силовой и магистральных с етей  1 этажа г?

Н П лан силовой и магистральных сетей  2  этажа
зо

МО
Расчетные схемы силовых рас пределительных 
щитов И ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ ГРУППОВЫХ щитов 31

M l Оп р о с н ы й  л и с т згмг М о л н и е з я щ м т а . П л а н  к р о в л и . 33

3-13 АККУМУЛЯТОРОВ. 34

О с н о в н ы е  п о к а з а т е л и

На и м е н о в а н и е  п о к а з а т е л е й
ЕДИН.
ММ.

ДАННЫЕ
ПРОЕКТА

Н а п р я ж е н и е  с е т и Вольт гго/гго
Установленная мощность вводя к г ! КВТ ВО ,  55

Установленная мощность вво да  н*2 КВТ 36,35

Суммарная установленная мощность кат 117,

Расчетная мощность ввода мг4 к в т 56,7

Р а с четн а я  мощность вво дя №2 КВТ 2 5 , 5

Суммарная рас четная мощность КВТ вгд
Ко э ф ф и ц и ен т мощ ности Соз ^ 0, 95

Ко э ф ф и ц и ен т мощ ности с м 1? 0,9

Максимальная п о те р я  н а п р я ж е н и я •/. 2,5

П р и в я з а н

ИМВ. N8

Т.П. 26Ц-12-195 э
Мпмктр Бородкин
ГАП 8ЫХ0ДИЕВ/

НЙЧ. отд. POMfiHOI , , Сшскни кьу ь  , 
( с те н ы  к и р п и ч н ы е )
С В ДАО м ил 300 мест

СТАДИЯ ЛИСТ ЛистовГА. СПЕК. Бородкин
р 1 <3г и п Курочкин

Рук.гр. Кудрявцева г *

З а г л а в н ы й  л и с т ЦМЗПгРЧЖААНСЕЛЬСТРОЙПРОВЕР Курочкин
РАЗРАБ КУДРЯ8ЦЕ1Й Ж

ГШ -ог гз фвмат п г
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Марк в 
поз. Обозначение Наименован ие Код. приме

чание
ЭАБКТРОООвЕЩЕНИ Е

9ЛЕКТ?ОцгД,ЕАИЯ
Щ01.Ш05 гэт Щиток осветительный уош.в-6. ц
Ш Г1Ц0Ч Комплект. На щите монтируются*.

выключатель автоматическим
П3444/7 1 ко вводе) -4ыт.
выключателе дым с расцепителем
15 А - 6 шт.

Щ06.ЩО*7 гэм Толе,отв-6. комплект 2
На щите монтируете**.
выключатель аетоматичикий
&ЗМЧ/7 (па вводе) - 4шт.

выключатель A3i6lc таепмтет
45А - 6 шт.

11105 гэм То же.ощв-12. комплект 1
Ип щите монти е уют с я*.
выключатель автоматический
& 344Ч|7 (НА вводе) - 4шт.

Ш.ЙО \ИивЦ) аварийного освещения
ТЗбвокьт (ш . Ааьбот?)комплгкт

( БОМДв б  ЙНЙЕ
СвЕТОТЕХ Н И Ч Е CEO Е

Рижский светильники с люммне-
светехиичеики СЩеНТНЫМи Л А МП Мл и *.

ШвД ПвМТ 2*40 в«\
Ail ПАО A .lift >н,

7

и
f\UUUZ 7.»4\J ВШ
ЛП002 4x20 вф

53
58

1 СВЕТИЛЬНИКИ С КАМПАМИ
НАКАЛИ С А ни я:

1 ? —----З-й-Зстопл̂ т** 
-Г. Т «ft ЛИИ I БтЦКИй ълввД

Пет38 4 ламп а до ЮОмп
ЗА .flCRCTMT. ft? MIVTMtVУд элемкнтпЙРй TSAI г.те»нопом>

П9-02 (шар) до 150ш 
ППР-100 ЛО ЮОш

6
41 —

То же ПП?-200 дегоовт т
САП - 200 до совет с лампой ЗК 64

андский гавод, щАтмивдши. НП020х400/900-01 АО ШОвт ?Объединение„вЪЫа* Н5005*60/900*01 до ЬОвя MJкаванский г-а тлсктрвконстевка. С96-2М ,, вЫХОД* ^ 16шое Радиоприбор
г. Гроимо ТЮХ-60 да 60 вт хГОСТ 2239-10 Аампм НЙКЙЛи в А НИА:

* 6-220-60 32
и 6'220-100 4
и 6-220- 450 7

ТЗЦг535.539**М зк иго - iso 64
Г0СТЛ1В2-72 МО -56-45 36

MAPKAf
поз. Обозначен че Нлиме нее ан ие Кол. приме

чание
Марка,
поз.- )бОЗНАЧСИИО НАИмеНООАИИО 1Лсд.11,имс-

МАнме
too 6645-10 АйМПМ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫЕ *. Т f У 5 W

Аб-ЧО-ц т 11416*06-1573-11 Трзбы винипластовые*
Я ДБ -90 - 4 454 и * 20 М 540еердввекия за. .лампций лама Старые? ск-по-чо 132 h * 25 м 120
1 Стпрпт Сд-ш-20 232 ГОСТ 10104-76 Ттм етАаьные тонкостеннью*.

* 20 м 85
Изделия п т  а нов очи ы е ч *2)4 »45 М 42

ГОСТ 139*1-46 Зыкмочатели однополюсные*.
инп.0441 4». 450 io»vm 70 е и л о г о Е

И ИНД. 0262 6А. 250 вольт 1 з л Ё К т т в т А о и й м ЕГОСТ 1336-16 Роветка штепеелънаа однополюсная
инд.0327 6П,250 вольт 28 ЭДЕКТР0ИЗй2ЛИЯ

ГЭМ гЛзрглч Корта инд. 9136 для встраивания вык- 100 Заводи Г.Э.М. Панель вводная 3P31-H коиплект ( ет опрос-
мочателвй и штепсельных ammo* й Панель Раепредиит1аьнад 8Р9П1комп. 2

J4W ЛИСТ 
ш

ГЭМ г. ГРОЗНЫЙ Ящик мвталличевкиА 94005 (ЯП 1283) йл* т»стл- НОШ1 ЩС-1 ХЭМЗг.Хлрьков Щит силовой m tm m u m m iu
Р агмееот воо* 1200* зло мм 4 птмвлдwoptR ОН 9ЧЧ5-ЧА комплект )ьр То же, nm(mki) глгм. чт*4м<п1т 4 » На щите монтирчттвя вмклюаа-
ЭЛЕКТРОАППАРАТУРА теки Автоматические •.
Темнитель светл ТСТ-10-380 4 ft3165 1511 - 7шт.гэт. михневский QnvSTHbliS ъш! Ящик АТП-0,25 с поникающим И 3161 15 ft - 5 шт.
транСФОРмАторот 220/56 о тт 2 Щ4-4 ХЭМЬг.хатълов ТО *1, С3 9ЧЧ4-1Ч котпи. 4

— А метеля шорная батарея6СИ8Эме 6 На щите моиширчютса вмключл-
мели Автоматические*. "■ ---

ПЮвОДй И К Л 6 ЕЛМ ~ П3163 |5А - Зшт.
__ _ ГОСТ 6323-11 П?ОввД АППЗС - 2* 2,5 , 660 м 750 А 3161 15 А - Зшт.

о То тке, 3 * 2,5 , 660 м 250
ГОСТ 6545-11 ПР030Д ЙП6 - 2.5 , 660 т 150 3 f t E t u m n n ( \ m s » f tЯ Те те, - ч,о . 660 м 900 ~~ ТЗ 16-522,066-10 выключатель автоматическийй То ш . - 10.0. 660 м 480 ПП50-3 вез тцепитеа* IГОСТ 6323*71 ПРОвОД П6 - 1,5. 660 м ПО Пчекатель магнитный с катзш-

п То же. ю.о, 660 м 410 кой 220 вольт •.
Клоель вРГ- 50,0 , 660 м 10 Рижский электпто- мйшнцьегпФЬИ- ' ПМЕ-441 4ГОСТ «5-15 Ка51ЛЬ ПНР Г - 2 * 2,5 *, 660 м 50 mtftVHblH ЗЛВВД ПОЛЕ -222 К.З 10А \щ Тош, 3* 2,5,600 м 20 и ТИЛЕ-222 Н.Э- 4А 1

ШКАф я м р и й наго освещения ом-Ш2бАчМ-182 
ДАЬ$омр Нытгтдяпизтъйнт Эл№роотчдо$янн£. 

З я д ш е  зтду и з г о т о в и т е л ю . М .

Л и с т  г 1 -  6 ;  9 . Т.П. 26ЧЧ2 -495-Э

/ С е л ь с к и й  к кус
( C T t H M  К К Р Л Ч Ч И И * )
С Ь Л Г В М  Н А  зсо МЕСТ

Специфика цмя 

17X66-OZ гч

стнв

анммэпиаьш нтьстю й
tyonnam 22r



Марка,
поз. ОвознАчение Наимсноваинс Кол. Пгите- 

ЧАН и с

тнкоккии "Я В О А ми&ксеол*тиой Пвеклтелъ магнитный t катушкой
АППКРМПЭП1 220 вольт ПМЕ-122 Н.Э.-ЗЛА 1ймшинс*иА *Лвой ШКТРОЛППАРАТИРИПМЕ'052 Н.Э.- I.6H 5
ГЭМг.Ншеивирс* Кнопка управления А-562 6

И5ДЕЛМЯ SCTRHOJ04HVIE
Г06Т 7536-76 Розкпка штсптьнвя У“220 г

{Q А *, 250 ВОЛЬТ} С ЗАЩИПШЫМ
контактом, бРыъгозАЩииюнного
ИСПОЛНЕНИЯ.

провода и кабели
ГОСТ 632VH ПР«««Д. Rnt-4.5-. 6«0 м toso

ь То т, * М • 560 м(50
ч То же, -(0,0; 660 м70
о То же, ПО - (0,0; 660 м М

ТРЗБМ
Т5Н6-05151У77 ТРПЫ БИНИПЛАОтОБЫЕ*.

2х* 20мм т Ж
и 5 25 мм м (7

ГОМЧ010Ч-16Трубы стАнчые тонкбепнныс:
е&у * 20 ММ М цо1 2)у51 25 мм м ъъ

МОАНИЕгНЦИТП
ГОСТ 2590-11 (19 ОЕ0 А 0 К А СТАЛЬНАЯ 0ОМГП м/кг ЧОй,Ибо

Стиль уГлосая t50<5Qx5Mm бпмдш»етоя при
Столь полососая ООхЦтм при* ЯвИ проект*

я

Ш 0 Ш 1 С  О Б О З Н А Ч Е Н И Я

СП б1еАко-оАСпредслитьиое яетройшо 

Щит tu лесой PAtnpe делительный

* Розстка ЫТ1ПтьНАЯ ДОУХПОАЮОНАА о 
ЗАЩИТНЫМ КОНТАКТОМ В БРЫЗТОЗАЩИ-
щеннет исполнении.

т Щиток труппоссй осветительным IS Теплоюй токоприемник

о Щиток аварийного освещения О Элентродвиглтекь асинхронный
fillip! Дкквмзаяторная БАШАРСЯ Линия электросети.

□ Ппнатсаь магнитный — — Линия напряжением Ьб вольт

ЯП Лвтонк7к*1икмй bmrawUteaV. -----• Линия депеи управления

сп® Кнопка упраслсния с лампой — — •— - Поток из нескольких тт
as К14ич t понижающим трансформатором

'/
Линия входит ениз

Овстиаъники с лампами накаливлциа: Линия чхолит вверх

Ж Подвесной т ТрзВл стальная
0 Потолочный п Труба СИНИ ПЛАСТОВ АД
о Насмснный 100 Ml НОРМЦРХСМАЯ ОСВЕЩЕННОСТЬ % AWKtAX

о Встроенный JL Номер по плачи

СвпиАвники о мотинседейтныти дампами:
4Л МОЩНОСТЬ ТОКОПРНСМИИКА С КОП).

оа Потолочный

“= ЛИима из люмннеЬдснтчих светильников 

БыключАпилм однополюсные!

i Цля стопленной УстпновнИ
i 6 5!ЫЗГОЗА1ДНЩенН0М исполнении

X Бветилытк сказатсля , выход*

?озеткА ШтепогльнАЯ дсухлолменАД

Т ,П .  2 5 * i H 2 * < 9 5 - 3

П р й с а з л н  ]

№ !. К *

Ш5Д щитам Е^Д ——L _ш гаетх н ж й й я ; , Сельский клнс CTAINA лист лмстьви и д го тж ^ ^ щ !
ш т ш т ж ягя?. — Utimii км мичиие)С ЗЛЛОИ И1 Ш  М!М р 3
я ш и в ш а и к ш Спм;ит>иклдид. 

Нслосныс 0Б03НАЧСНИЯ 1 цннизп , I1ИВ.ГР. ШЛРПШШ^ТП
1---- 1— — У^о\ 1 1 rwn 1

7̂ $ G€-02 2$  ФврмлтСОг
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Т.П. 2С 4-*2-1Э 5-Э

Нортов. Бородкин
Пришли j Ш

ИАЧ.0ГА. Ромлнрв
, еалъскмй клзе 
/стань» кирпичные./
С ЗАЛОМ НА 300 МЕСТ

Сшил Аист Листов

р 6Га. tutu.. Ворол̂ ЦЦ.
гип №рочкмй План осытительноА сети 

2 ЭТАЖА
рииэп

граждииклЬстроЛ
Ьк.гр. вливши

Ш Ш
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ж  аз 
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В 8 0 А И 1  Ри«В0,33 Кс*0Л P p *tb ,S  3 р «9 3 ,5 
н г  р » » 3 6 ,вв  к и о л  p m e s , s  з р « ч з ,о

щ с-г-пдз - А п в - ч ( 1 * ю ) п г $

ЦНТ д/осВЕЩЕНИЯ РЕГИЯ. П А М -П В *Ч (1»Ю ) Т * 5

ЦМТ РЕГШ ТОРНОИ П Л Ч - П В - Ч ( М в ) Т * 5

Щ М
п т ч г - з пРц»К5
Р р в В .Ч

ЦО-6 М
ОЦ1-6

К КНОПКЕ П -1 В П В »Ч & < и )Я Е0

к к н о п к е  П-3 f l n B - 4 ( u E , s ) n E Q

уг грл-ш-ч(иг,в)пго
Ц О -В  ПЛ-3 ! Г В - Ч ( 1 И 0 ) т г 5

п

Э Л Е К Т Г О Ц И Т О В В Л

Щ АО

S.0Ц0*6 f,o
ОЦВ-6

©

ТЕХНИЧЕСКОЕ
П О М Е Щ Е Н И Е

Wfr ** 1*К}0

КЛАДОВАЯ 
©  ЯНРГ 3*00

Й— 1^0,
ППМОО
1*»о

кхм-
BTlW.tS

ЛТП-0,15

± «Г|^  -Oi
ПСХ- O o I  ! : X

tFwo** г12-si

НПО to

л-ts
RCX-60

S F E

й
ДНРГ

И

Й

ЯППР-100 
6 *  в о йВ>

Т е п л о в о й  « е л .  w
В Е Н Т И Л Я Ц И О Н Н А Я

к а м е р а

©

1 > . 2 ; 3 ; У а п в - 2 ( 1 а « . 5 ) л £о

*Гг
4

л М A-fcs
ntx-oo

гН;2;з;Ч-ппб‘г(М) пм

Р — ©

©

v U

©  ©  ©  ©

©

©

П Р И В Я З А Н
____ _________________ ________/

Н М
н м
| Н 1

ИКВ. Nt

н̂мм

т . п .  т - «  - ж - э

ШшШ Ц Ш Ш И  Н е й !
Н 1 Ш З Я 1 С Ш Ш М Й ^ ? Я

— , Сел ьс ки м  К ЛУ5 
(с т е н ы  к и р п и чи  H I )
С ЗАЛОМ НА 3D о мсет

СТАДИЯ АИСТ АИСТОВ
В 1 Ш Ш  Ш ы П П Н Е  
ЪЯШШШПШЯНШЯА р 7
ШЯЯЛ\ШШЕШЯ%%?&—.... План осветительной, сиаовоЛ 

и магистральных e m it
ПОДВАЛА.

ЦНИИЗПгРЙЖДАНСЕАЬСТГОИ
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п в - г ( м . 5 ) т г о
/  З л Г К Т Г в а и Т А Ю Ц | Е  УС ГР О М С Т В О

Т.П. 26^ -  -12 -  495-Э *

КормШ и Бородкин
Пр и в я з а н /

ГаДМ-РЛ 8Ы)Г0ШВ, . Ссискии к.АУЬ 
(спи м  к и р п и ч н ы е ) 
с 3U0M НА Ш м и т

С Т А Д И Я Лист листов
НИ.4Т1. РвмАноь ijJb f . " р 8ГА.СПК1. БВРОА.КИЧ
ГИП И рочкин Паан С И Л О В О Й  И  МАГИСТРАЛЬ”

Hbix с т й  1  э таж а м ЦНШПгРАЖДЯНСЕЛЬСТРОЙР « .гр. к ш ж п а / Wинв. к*
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Т .П . 26Й-12-195-Э

Я-КОНТР. f^tr
П Р И В Я З А Н  ~ ' Г Я П У~Ш4иК- .  С Е Л Ь С К И Й  КЛУБ . 

/ с т е н ы  к и р п и ч н ы е /
С З А Л О М  Н А  3 0 0  М ЕС Т

ням.ота. У
Р 9г д . с п е ц .

. г и п К У Р О Ч К И Н 7 ПЛАН СИЛОВОЙ И МАГИСТРАЛЬ
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3 1

Р а с ч е т н а я  с х е м а  о с в е т и т е л ь н ы х  т и п о в ы х  щ и т о в

1 s t

Д А Н Н Ы Е
Г Р У П П О В О Г О

Щ И Т А

Т И П  АВТОМ А
Т А  ИЛИ П Р Е -  
Д Ш А Н И Т Е Л Я

№
rW R-

пы

Р н ом ,
К ЕТ

IH 0 M ,
R

М
к а ш

л и

%

М АРКА И 
С Е Ч Е Н И Е  
ПРОВОДА

С П О С О Б
ПРОКЛАДКИ

г
о

Щ О -1
уощ в-ь R 3 16 1 i «д ц S . 7 15 0 .8 А П П В С -М ^ С К Р Ы Т О

ш
л Р А О . 8 Я Ш г 0 ,1 6 W 3 0,15 ♦» 99
с

-с Г Й Ш 3 0 ,70 3 , 1 6 0 ,3 99 99

R316 1 4 0 ,4 0 1 ,8 8 0 ,5 99 99

А З |Г ч /7 А 3 1Б 1 5 0 ,60 1 , 7 13 0 ,7 99 99

R 3 16 1 6 0 ,6 0 1 , 7 б 0 ,3 99 »•

Щ О -8 Я Ш 1 0 ,3 1 ,3 5 1 0 ,1 A D A B C -M .S С К Р Ы Т О
ч о щ в-6 Я Ш г 0 ,9 4 Л 7 0 ,4 99 99

Р з - з л R3161 3 0 ,В 5 3 ,8 5 15 0 ,8 99 99

Z V v Я316 1 4 о , 4 1,8 7 0 ,4 99 99

Й311Ц/7 R3161 5 0 ,8 5 3 ,8 5 1 1 0 ,6 5 99 99

R 3 16 1 6 о ,4 1,8 4 0 , 1 99 99

1Л
m щ о -з А 3 1 И { 0,6 г , 7 5 0 ,35 Ш 8 С -2 *2 ,5 С К Р Ы Т О

1 у о ц в -б № 16 1 г 0,9 4 ,1 16 0,9 99 99
ы Р з»4»0 5 R3I61 3 0,65 3 ,0 7 0 ,4 99 99
• г г R3161 я 0,80 3 ,6 13 0 ,7 99 99

с-J
ВЗ НЧ /7 А3161 5 С ,5 1 , 1 8 0 ,5 99 99

ь - R 3 16 1 6 0 ,6 1 . 7 5 0 ,3 5 99 99

IU
Ось_ щ о - 4  я Я 3161 1 0,6 1 , 7 5 0,35 A 1 0 K - M .S С К Р Ы Т О
а

S p  В А З Ш г 0,8 3 ,6 8 0 ,5 91 91

* 3 Р з = З.В  1 R3161 3 0,8 3 ,6 11 0,60 19 99
с
а 3

_ o V  1 R3161 я 1,05

со«ЭГ 15 0,8 99 99

с= D m t ?  I А 3161 5 0,55 1 ,5 8 0,5 91 99
ас

Я3161 6 _ ___ — — — Р Е З Е Р В

Щ О-5 А3161 1 0,75 3 .4 1 5 0,9 ш ( н ) п м ОТКРЫ ТО

о щ в -и R3161 г 0 ,75 3 ,4 1 3 0 .8 99 99

J V 9 .6 R31fei 3 0,9 4 ,1 1 1 0 ,75 99 19

R3161 ц 0,75 3 ,4 1 0 0 J _ 99 »>

Й3161 5 0 ,75 3 ,4 17 0 ,6 91 )>

A 3 I6 1 В С ,9 4 ,1 15 0,55 » 99

— З ч > - R3161 7 0,75 3 ,4 17 0 ,6 99 99

А311Ч/7 R3161 8 0 ,75 3 ,4 14 0,5 99 99

г Я31Ы 9 0,9 № 1 1 0,4 9» 91
ж
Ж А3161 10 1 ,1 5 ,5 1 1 0 ,4 99 91
£«X R 3 I6 1 11 1 ,1 5 ,5 18 0 ,6 99 91
гоСО R3161 1 1 — — — — — Р Е З Е Р В
се
г -еесС Щ О-6 B3I61 i 1,0 4 ,5 5 10 0,55 А Н Р Г-2 *2 ,5 О Т К Р Ы Т О
Ж О Ц В -6 R3161 i 0 ,7 3 , 1 1 0 1.0 Ш В С * М ,5 С К Р Ы Т О

Р з - З .о R3 16 1 3 0 ,7 3 , 1 15 0,8 99 V
с

«л R 3 16 1 я 0 ,6 1 , 7 13 0 ,7 9) 9}
3
С

00
1
ss " w / 7 R 3 t6 i 5 — — — — — Р Е З Е Р В

О*
_ ■* tnN R3161 б — — — — — Р Е З Е Р В
ю
ж оN

Р а с ч е т н а я  с х е м а  с и л о в ы х  р а с п р е д е л и т е л ь н ы х  щ и т о в

ДАННЫЕ
РАСПРЕДЕЛИ
ТЕЛЬНОГО

ЩИТА

Автомат NQPRC-ПРЕ
ДЕЛ.
ли
нии

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ЛИНИЯ ДО ПУСКRTЕЛЯ пусковойЯПППРЯТ ЛИНИЯ К ЭЛЕКТРО- ПРИЕМНИКУ ЭЛЕКТРОПРИЕМНИК Наименование
злектропри-ЕМНИКЯТип

УС-
TRB*
KR

Рр,
КВТ

эр.
А

MRPKR
ПРО
ВОДИ

Число
И СЕЧЕ
НИЕ ПРО
ВОДОВ

СПОСОБпроклад
ки

ДЛИ-
HR,
М Тип

Экю
Зла

MRP-
КА
ПРОВОДЯ

Число и
СЕЧЕНИЕ
прово
дов

СПОСОБ
ПРОКЛАДКИ

ДЛИ
НА,
м

N2ПОПАЙ
НУ

ТИП рр,
КВТ.

эр.
А

УСЛОВНОЕ0Б03НДЧ*НАПЛАНЕ

ш о
о

о

о

а

АШ
<>0 IS 4 0,4 1,4 АПВ ЧМ.5 ПВО 15 HME-0SI1,6 АПВ 3(1*8,5) тго 7 1 вол-г.11-6 0,4 1,4 п Вентнлятарв-1

Шкяф Автоматизации п-1 Я582
Вентилятор П-3 
RS81
ВентиляторП-2
m i
Вентилятор п-1
Обогрев зас
лонки n-t
Вентилятор 3-2 
Я 582 
резерв

и

99

1Шф холодильный
Электрокипя

тильник
Прилавок- - витрина
электроксФе-ВАРКЯ
ЗЛЕКТРОПИТЯ- KUJEE УСТРОЙ -стго
Резерв

ямы
oN> 15 1 1,0 4,5 >1 80*8,5) ПВО 10 " t 1» 4 (1x2,5) пго 1СЧ9ЧЧ5-Ч1

Рзно,ч 
Кс-0,8 
Рр*8.Ч 
Эр* 14.0
см'Нз

ПМЕ-М1
Г»

_ _ _ — 1 ШУ 1.0 4.5
A316J
оЧ> 15 3 1,11.7 9) Д(1*2,5) пю ? пмЕ-пгГ»

1qna ч(иг.$) пго ч
3,1 ЯПВ 40*2,5) П20 7 3 R0A-2-21-Ч 1,1 2,7 п

A3I6B
<Г\> IS A 1.1 1,7 9) ЧСМ.5) пго 8

т п Ч( 1*2.5) П20 12 ВОЛ-t
пме-иг3,1 40*2,5) П 20 9 4 -21-4 1.1 2.7 о

Я3163
<>о 15 5 4,0 9,1 99 40*8.5) пго 8

Ч (1*2,5) пго 15 “VJ
пмЕ-гиm _10,0 99 4(1*1,S) пго 12 5 врА-г-ГЧ2-6 4,0 9,1 г\

ЯШ
АЧ, 15 6 1,43,65 99 50*8.5) то 8

~nJ-“
пмЕ-гггr-i 4,0 99 Д(1»г,5) тго 17 6 _ 1,4 3.65

"VJ

1

ще-г

о

о

о

о

о

о

о

о
о

о

АМ63 15 7 0,4 1.4 99 А(М,5) пго 40 nWE-0511,6 V 3(1*2,5) тго 10 7
ЯОЛ-1
-11-6 0,4 1,4 о

R3163
■О̂ О IS 8 7 АПВ 40*2.5) пго 1

х?п

AJI61
o"4j 15 9 _ _

R3I61
ч>о 15 10 _

R3161
л 15 1 0,251.1 япв 30*8.5) пго 6

у-ш
* 8 шх-О.чм 0.251.1СУ 9442-14 

Ру*10,8КС* 0,95 
Рр*10,0
ар* 1б,о 
Col 9*0,95

R3163is, 15 1 6,0 9,0 япв 5 (1x1.5) пю 7 КОМПА.г-ч АПВ 40*2.5) тго 1 9 пнэ--50 6,0 9,0
R3163
oS j 15 3 0,5 1.5 АПВ Wtis) пго 10 КОМПА.г-1 ЯП8 3(f*7.S) тго 2 Ю ТЯИГ--106 0,5 1,5 п
АШ
■cNa 15 4 3,735,7 ЯПВ S0»8.S)пго 10 К0МПЛ_„п 11 -Айке"3,73 5,7 «г

RRSO-f R3t6i
«So 15 5 0,3 1,1 пв 711*1.5)тго 6 0,3 1,1 п
R3161
<>o- 15 6

LJ

т.п.гбч-1г-195-э
Н.контр. НОРОДКИН/ГЯП В Ы Х О Д Ц Е В

Привязан ! нягота Рома нов г г СЕЛЬСКИЙ КЛУБ(стены кирпичные)С ЗИЛОМ HR 300 МЕСТ
СТАДИЯ ЛИСТ листов

ГЛ.СПЕЦ. БОРОДКИН р 10ТИП КУРОЧКИН м .РУК. ГР. КУДРЯВЦЕВА 4 rF РЛСЧЕТНЫЕ СХЕМЫ СИЛОВЫХ РПСПРБ- ДЕЛИТЕЛЬНЫХ ЩИТОВ И ОСВЕТИ- ТЕЛЬНЫХ ГРУППОВЫХ ЩИТОВ
ЦНЯИЗПгРАЖДАКСЕЛЬСТРоЙПРОВЕТКУРОЧКИН жМНВ. N2 / РЯЗРЯБ-Кудрявцеващ

1VX6S-02- b Z форм пт 2 2  г
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Согадсно СН-305-77 длиное здание относится по молннезпрцит- 
ным мероприятиям к л категории. йА\циТА от прямил зда- 
т  молнии owu^etUKAwtA металлической ееткои из тл\- 
НОИ ПРОЕШКИ 9fcmM I ячецкяи IU $М. С.ЕТКА ЧКМДШН' 
tTCH HR ШЕМ И НСПОДЕИЖНО ЗАКРСПЛЯеТСЯ ПОД СЛОЯМ ГИДРО- 
ИЗОЛЯЦИИ. ТЛКООТЕОАЫ, СОСДМНАЮрЦИС МвЛНИеПРИеГОНУЮ СП
ИЧ 0 ЗАЗеМЛИТЕЛЯМИ , ПРОКЛАДЫЕАЮТСЯ по УГЛАМ здания

и по периметру здание через каждые 25м . Токоотбодм

ЕЫПОЛНЯРОТОА ИЗ СТАЛЬНОЙ ПРОЕОЛОКИ ?81ЩЛ. ОЧАГИ ЗА31МЛ|-
ния Еыполняютея из УГАОЕОЙ ьтнди L50*L5Q*5мм, КОТОРЫе 
соединятся между то м  полосами сталыо цо*цмм.
Ссс соединения метяалии1ски* чаши злпмлители и 
токоотеоды пополняются сьаркои. Метпллические эле
менты здания, расположенные на крыше (трзбы, оен- 
Тиляционные устройстоа и т.п.| Должны бын  соедине
ны t молниезяшитной сеткой, а не металлические 

П  части здания, возеишАцициеся над кт-  
лей, оборудое аны дополнительными молние* 
приемниками, пеиюедяненньтн к сетке,

________ , ]  беличинд импульсного мпеотиеления растс-
иании) тока каждого зАземлителя должна 
бшъ не Более £0ом. Для замера сопротивления 
на каждом токоотеоде пеедуетАтеисАет 

. болтош разъемное соединение. Нешодимо 
оъеспечить антикоррозийную защиту моталли- 
чеекой im w и токоотводсв. Иоличеено злзем- 
лителей определяется при привязке проекта 
ь зазисймости от грунта. Wa пайнс кровли 

( jjj) стрелками показаны спуекм к очагам 
заземления-

Пр и ш л и

шЛ

Нортоном бомдющ
Г А П
И
Г к . т ц .
Т И П
РШ т
ПРоеер.
Рампе.

ЬЫЫЛШ ,Ш ер о м л н о д
БЬ»ЛКИН
Кцмчкии
ШЯМША
Курочкин

т . П .  2 G * i - H Z  - - 1 9 5 * 3

С е л ь с к и й  к л у б  
( с п и м  к и р п и ч  и н ь ) 
с з а л о м  н л  з о о м е с т ,

Молние зац\ита.
План кроали. 

1Ш№г з ¥

алии* m*n Awtmoft
Р 41

цнииэп ,
г» лжалм«  я ъе га ?ои

Формам 2С.Г



Ти
по

во
й 

п
р

о
е

к
т

 
26

4-
12

-1
95

 
А

л
ь

б
о

м

34

1*3»

Ф  А  С А  А 1-1 2-2

Поз.
обозна
чение

Обозначение И А НМ БИОВ АННЕ КОА.
Масса
ЕД.
т

Приме
чание

4 У4005 ГЭМ ЯЩИК ПРОТЯЖНОЙ 1
2 У 997 -ГЭМ Ящик ПРОТЯЖНОЙ i
3 6 CT -  75 МС Аккумуляторная батарея ъ
4 ГОСТ 4248 -66 Плита гт>6ходная Ь- гб460 X 240 i

5
Дерево твердых 
порол Подставка под аккумулятор 3

6 ГОСТ 3262-75 труба вытяжная
UM-50 Е* 300 i

7 ГОСТ 20520-75 Провод п рг4x50кв.мм м 2.5
8 ГОСТ 2590-74 ШПИЛ.КЛ е ю  Zfc

9 ГОСТ 5945-70 Гайка  М40 8
<0 ГОСТ 44374-72 Ш айба 40 i2
и ГОСТ 7798-70 б о л т  Мб х зо 4
42 ГОСТ 5945-70 Гайка  Мб 8
43 ГОСТ 8509-72 Уголок L 50x50x5 М/кг %

ПРОВОД ПРГ-500
С Е Ч ,  4 * 5 0  ММ* Б Е З  и з о л я ц и и

3 “  3

1 ----- ^ ..п111_
11—L

ж

JL2J1S

а, *

гоо

2V»

гмо . 80ч

Р 2

600

4- Внутренние с тен ки  шклфл, где установлены аккуму

ляторные б а та р е и , окрасить кислотоупорной краской.

2. При выводе трубы иг пола, место ввода трубы и 
ПРОХОДНУЮ плиту уплотнить листовым асбестом 
по МЕСТУ.

д Обеспечить полную непроницаемость для газов из шка- 
Фа с аккумуляторами в ШКАФ ввода.

П Р О Е М  В Я Щ И К Е
I п о д ! »то * <40 (Аля

Т .П .  2 6 4 - » 2 Н ? 5  Э
НормохомтБо р о д к и н
Г А П Шишков, 1
ЙАЧ.ОТД РОМАН ОВ г 1 ' Е Л Ь С К И Й  К Л У Б  

/ С Т Е Н Ы  К И Р . П И Ч Н Ы Е  / 
С З А Л О М  Н А  3 0 0  М Е С Т

СТАДИЯ Лист листов
IX C n E U Б о р о д к и н Ъя*O'/ Р 1 3Гнп К у р о ч к и н Ш гРак. гр. Ку д р я в ц е в а '

ШКАф АККУМУЛЯТОРОВ
ц н м и э п

Г Р А Ж Д А И С Е Л Ь С Т Р О Й
fipOBEP. КУРОЧКИН
Ра з р а б . Ку дрявцева

Ф о р м а т  2 2 г
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П о я с н е н и я  к  п р о е к т у

Ведомость чертешен

лист Наименование СТР- Примеч-

Автоматика приточных систем

АВ-1 ОбЩИЕ ДАННЫЕ 35

АВ-Д Спецификация 36

АВ-3 Функциональная ьхема пн 37

АВ-Ч Принципиальная электрическая 
СХЕМА управления !Н 38

АВ-5 Принципиальная электрическая
UEMA РЕГУЛИРОВАНИЯ П-1 39

ЯО-5 Схема подключении ПН HQ
Схема располмнеинй ПН

Й Ш М П Т й К А  п р и т о ч н о й  С И С Т Е М

Проектом предусматривается Автомлтлцмя приточной 
енетЕмн -пт на ошейник задания, выданного сантех
никами.
схема нвтомашйции системы осеснечнаяег.

I  Местное управление электродвигателем приточного

ВЕНТИЛЯТОРА Н ЗПРАЬАЕНИЕ СО ЩИТА АВТОМАТИЗАЦИИ-
t  СЕАОШООАННОЕ с электродвигателем приточного 

вентилятора вправление клапаном нарнмного 
в овина а н опробование кнопками по МЕСТИ, 

з. Рсшнробаине температуры приточного воздуха 
пот ем воздействия ДАТЧИКОМ температзрм на ИСПОЛ
НИТЕЛЬНЫЙ МЕХАНИЗМ КЛАПАНА НА ТЕПЛОНОСИТЕЛЕ.

k Защита калорифера от замораинвання при работаю
щей и неработающей системе и АВТОМАТИЧЕСКИЙ 
З&МННЭТПЫН ПРОГРЕВ КАЛОРИФЕРА, ПЕРЕА ВКЛЮЧЕНИЕМ 
ВЕНТИЛЯТОРА.

5. Автоматическое подключение системы репаирооания 
ПРИ включении вентилятора. 

в. Аварийное отключение приточного вентилятора при

Типовом ПРОЕКТ ВЫПОЛНЕН О tOITBETCTOIM с 
ДЕЙСТВУЮЩИМИ НОРМАМИ U ПРАВИЛАМИ 
|СТ»М ЧИСЛЕ по ВЗРМВО-ПМНАРИОН ВЕВОПАСНОСТи!

ГЛАВНЫЙ НИМЕНЕР ПРОЕКТА 1бОЮАКИН|

СРАБАТЫВАНИИ защиты от ваморамивання.
I t ИГИАКИВАЩИЯ НОРМАЛЬНОЙ РАБОТЫ ПРИТОЧНОЙ

СИСТЕМЫ и аварийного отключения.

3 5

Ведомость ссылочных документов

Обовначенне Наименование ПРНМЕЧАН-

Вен ем-75 
МИНПРИБОР

Временные указания по проектнео- 
ВАНИЮ СИСТЕМ АВТОМАТИЗАЦИИ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ

СНиП|-ЗЧ-7Ч строительные нормы и правила. 
Системы автоматизации

ГОСТ 2Л0В-76 Схемы, вины и типы. Общие 
требования к выполнению

госшог-75 Правила выполнения электри
ческих схем.

ГОСТ 2.701-72. Система маркировки цепей в 
электрических схемах

ГОП 2.710-75
Обозначения условные БУКВЕННО-
ЦИФРОВЫЕ, ПРИМ гНЯГМЫЕ НА 
ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СХЕМАХ

ГОСТ 2.757-73

Обозначения условные графичес
кие в схемах.Электрические
СВЯЗИ,ПРОВОДА, КАБЕЛИ \\ ШИНЫ.

ГОСТ 2.755-74
Обозначения условные графические 
в схемах. Устройства коммутацион
ные и КОНТАКТНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ.

гост г.75ч-7г Обозначения на планах

ОСТ 36.27-77
Уt ЛОБНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ 
ПРИБОРОВ В ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ 
СХЕМАХ.

ОП 36.13-76
ЩИТЫ И ПУЛЬТЫ tntTEM  
АВТОМАТИЗАЦИИ ТЕХНОЛОГИЧЕС
КИХ ПРОЦЕССОВ.

ННВ.А!

2 6 4 -1 2 -1 9 5  ЙВ

ХЕЛЪСКии КЛУБ ч 
(.СТЕНЫ U3 КИРПИЧА) 
С ЗАЛОМ ИА 300 I1UT

tTAi.45 ЛШ листов
Р \foMWn Emim ,

т . ш . ргмша ^̂ У -
ОБЩИЕ ДАННЫЕ р ш п  ✓

ТРАНШИ tEAbCTPOH
тяну.
РЗК.Тр. Бсротн

Г>К1ТЕЧШraee-ог эв Формат гг
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Позиция
ОБОЗНАЧЕНИЕ 
(ГОСТ ИЛИ завод- 
-ИЗГОТОВИТЕЛЬ) На и м е н о в а н и е Колич. Млсел

н
ИРИМЕЧАН

п р и в н м  н с п и т  
м т п т и ъ и и и

1 ПТ2-3-0Ч Гегуш о р рмпЕРБты ползай- 
м ш ш Ы тш , треш зицм о нны м  
t  ш м осипемом  погружного 
ТИПА, предел настройки «Т 54  
12 35°о, VlVHSUHft ПОГРУЖЕНИЯ 
m wi«. ТУ25-02-ЗЧ5-75Е

\

5А60А
.приьорб»
t.O?U
nj*мч$:

1 t9 A 9 -» Т ерморегулируницее устройство 
дилатометрическое, электрическое, 
контакт замыкается пги том* 
Шенин . температуры  пошлы
HAWOUKH ОТ -МгО АО *Ч0*С.
Длина чэетитЕльнви трубки 
506*tn. ДИФФЕРЕНЦИАЛ 4°С. \

Пгибор|-
СТРОИШЬ 
ный У Д 
г.Клмаац 
-полото

3 Т Н Э - Ц ТеРМОРЕГУШШЦЕЕ устройство 
дилатометрическое электричес
кое, Контакт замыкается пги 
ПОВЫШЕНИИ температуры, Пределы 
нлстоойки от в*с до 2504. Длине 
ЧУВСТВИТЕЛЬНОЙ трубой 2G5 мм. 
Ди ф ф е р е н т  ал VC «

я

ЭЛЕКТРОА ПП Ш Т\)?А

ч ПЗ-2.» Геле промежуточное н л *2 2 0 в 
с 23 и 22 ко нтактами, ъ т оттого 
ИСПОЛНЕНИЯ 

ТВ  10.5*15.451-17
1

Н /№
И AfTPUfcтики»
Г.КИЕО

!

5 пэ-м То же, сЧ5*2П контактами 
ТВ16.525.Н57-77 5

!

II

6 СШ1-ЗИК СтупЕнчвтый импульсный 
ПРЕРЫОАТЕАЬ *  220 в 
Монтаж - нкшннча 

7350.5В -76
I ЙКК

ftttutor*

ч 9П-53«-С И5 УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПЕРЕКМОЧАПДЬ 
ДЛЯ УСТАНОВКИ НА ПАНЕЛИ. 
РУКОЯТКА ОВАЛЬНОЙ ФОРМЫ 

T9  16.524*074-75
\

feBJtoto-тСтнек
АППАРАТУ*
»ч"Г.УФА

Позиция
Об о з н а ч е н и е  
(гост или оявсд- 
-и з го ти т гл ь )

Н а и м е н о в а н и е
Колич. Maw

(М)
ПРИМ1ЧЛ1

S 9П-5515-ШЧ То ЖЕ, УНИВЕРСАЛЬНЫМ ПЕРЕКМОЧА ТЕЛЕ ДЛЯ УСТАНОВКИ НА ПАНЕЛИ. 
РУКОЯТКА ОСЛАБ НО А ФОРМЫ.

ТВ 10.524.074-75 1

П-А.НюцооолыноцАППЛРЛ-ТОРМ
г.ВФЛ

э 9П55И-Ш5 Т ож е, рукоятка револьверной
ФОРМЫ-
ТВ 16.S24.0T4-T5 1 к

ю Л63М ЙВРПВМАРПИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ
■Э,М.6Л 'Зп.м,53н 

Т916.5М. 110-74 1
«Элскыго
ЛППЛРЛТ- НЫИ УХ Г.КЭРСК

и П«-Н4-|93 ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ OAHOUJTiWOlMU 
ТВ16.526. 216-71 1 .РюстлтГ.РЕЛИЛИЕдоки

12 ПКЕМ14-Ш• ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ Д8УХ№И9Т01МЙ 
ТВ 16.526.218-71 1 II

15 пке-т-ма« ТО ЖЕ, ЗАЩИЩЕННОГО ИСПОЛНЕНИЯ 
ТВ 10.526.216-71 1

ЗСТАИОЬЛ.потспч

14 6С-10-» Геле рремени программное с 
выдержкой бреиени ЮОсек.с
30 КОНТАКТАМИ

791$. 5». 476-74
1

Н*?ГЛЕИ AMOWVТИЛМ"ГЛНЕВ

15 М-Ш Ирниш» [мгнвльнм t шппч- 
ком зеленого цвета.

ТВ 16.555.426-то
1 3‘А.ЭмккЮПЧЛбМ’'сЛгннн-

грлл
10 лс-iio» Тоже, красного цвет* 

ТВ 16.555.426-ТО 1 р
1! риц.-240-io

п \тп сигнальная*220», 10от 2

№ now 1-10 Пакетный выключатель 
ОСТ 16.0526. Я0А-Т7 1

.Лсктро-tWHUStC- лми" 3*Л Г.ТАШКОЧТ

Щ.иТЪ1
19 тшмиооо*боо 

ИЧ1Р30 
ОСТ 3513-76

Щ.ИТ шкафном малогабаритный 1

1

МОНТАЖ
ПОСТА

АККААГ Ц < 2.5 
ГОСТ «505-7Й

НМ7 ИЗШИЯ И МАТЕОИАЛВ1, 
ПАЯЕМЫЕ ЗАКАЗЧИКОМ 
Кабель контрольный с лмомимие- 
выми жилами, в поливинилхлорид 
ной изоляций Н* жильный СЕЧ-Дбтгп 45щ

Позиция
ПЮЗНМСНИА 
(ТРОТ ИЛИ ЗАВОД- 
•ИЬГОТОВИТЕЛЫ

Н аим сиоаанм с
Амцч. МАСС А 

(КС|
Примем

1 ИШГ-7*Е.5 
гоп 1508-79

Кабель контрольный с алтоминие-
«ымн ЖИЛАМИ, 0 ПОЛИВИНИЛХРО-
ришй изоляции 10-м жильный 
1ЕЧ.2,5мм1

Юм

ъ ЛК95Г- 14*4,6 
ГОСТ 1509-78

То ж е , 1Ч-н жнльннн, сеч.2,5 мм1 |5м

4 К98ГЭ -4*1,5 
T9-5K-in-t8

К апель контрольный экраниро
ванный  Ч -х ж и ш н и  
семени с м 1,5 мл1

нм

5 ПГ8-660 
ГОСТ 6545-1*

Провод с гибкой медной жилой, 
а поливинилхлоридной изоляции 
СЕЧЕНИЕМ 1,0 мм1

52м

6 43-лк-хгг
T922-J175-H

Гшв МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ГИБКИМ, 
ЗАЩИТНЫЙ, ЦИЛИНДРИЧЕСКИЙ, 
ПРОСТОГО ПРОФИЛЯ, ЛЕНТЫ А 
ЗАМКЕ, НЕГЕРМЕТИЧИМЙ , ИЗ 
АЛЮМИНИЕВОЙ ЛЕНТЫ С ХЛОПЧА

ТОБУМАЖНЫМ УПЛОТНЕНИЕМ

ы

МОНТ ЛЖИ1 
постм

ЫЕ ИЗДЕЛИЯ И МАТЕРИАЛЫ, 
1АЯЕМВ1Е ПОДГЯДЧШМ

т КОН-8 Коробка воединительная Im.

1 КСК-16 К оробка соединительная 1ыт.

3 СМТ-15-40 
ТК4-404-67

Соединитель „м ЕШ А л л о тА в-
-ВОДОГАЗОПРОЮДЙАЯ ТРУБА* Змт.

10 Ме та л л о к о и с тр ч к ц и и 10 кг

?6Ч-|2-195

СЕЛЬСКИЙ КЛУБ
(с те н ы  кирпичные) С 

З алом НА 300 м е с т

СПЕЦИФИКАЦИЯ
Kffiuniu: ~4Ше-ог 57

СТАЛИЯ листТЩгоов
г

ЦШШП ,
ГРАЖДАНСЕАЫПЫОИ
ФОРМАТ 22



ти
по

во
й 

nr
ot

tT
 

26
q

-,
2-

«S
 

Л
иш

и 
О

Нанкин*
ШАЭХ

ф в ' ^ м -

IO <s аг *» т. **
* 5  Z

& 2
е

ts*c

- 0 -

— 0

l;HLI

37

Уешнмс вбо1нлчеимх гъшелненъ! по ССТЗ&-1И7. 
ТЕХНИЧЕСКИЕ TtttMMETttl 8ЧТЕНИ ft MHTEXKHUKOi 
части проекта .

M 4 - 1 M S 5  ЬЪ

ЛГИбЯЗИ , СЕЛЬСКИЙ KA3S « А Д и * л и с т л ч п о в
/сп т  к и р п и ч н ы е /

t  ftAAOW НА 300 MfttT 9 3к с т о и и . so мд кин ✓
НАЧ.1К1Д Р О М А Н О В / , W z ФЭНК^МОНПАтЯ СХЕМА р и и з п

г н ж А м и т ш в и
r u n e i i J ftO P O A K U H W aШ А Ш ” ?-ь а к ш т к м S a x * - ,
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8 txtMS ретиРЕшия
ТЕМПЕРАТУРЫ ПРОТОЧНОГО 
ВОЗДУХА СМ. АИСТ RB-5 

„ 4-КЧ

1-35

1-SA1 „
M l » а Д!! !г-

< - «  I 
J3C-. 1

i- sn i
— П
r f j

jLi£3 in
И з  С ХЕМ Ы  АИСТ Л И  _  [ | |

s J % 5 / 5 4 1 |  l i
ijfc I I I

k S -Л

1------
I 1-KWt

4 " x
i_______ : ____

4*Ki teW 5 tT e f lJ  -  *
m

о ч и
, I Se’ 1 4.,»

_ й « 1

J U S T F !  i f - U ____ ™- c__i 1________________ 1

П-зйП  из.схш!1 m u m : 
J [ l  лист лк-s

I *! 1
y i n

г  0)1 а  
РАСПОЛО
Ж Е Н  К Я  
КОНТАКТОВ

ЫйЩ
Г А

гимгпя
3 В З |& | В З
Р ЛВ1С81_

E S I | Змю».Р _ у _

1-КЧj j ^  aj. f w  
1-кч ■------------ U S S - t

*  ^  14 г -47

\ т  А Я Д  ' ______з t

4 - f f l  «-<» . •»a VKJ .  *

7  4-И6 .ЬЛ ------- 8 . ^ 4

d9
Ы  *о  oi
X 5 
* -  4и <t
Ш  CLs  «Л

о «
*
S S J H

о
t -
олг 
э* оh>
£

3 в
II
IIh-Уы
<

о

Сигнализация
нормальной
РАБОТЫ

ЗОВИ Поз.
ОБОЗНАЧЕН» Наименование Кол*Ври меч ah.

Щ.ИТ АБТОМАТИЬАЦ.ИИ
Д8 A-SFS Автоматический выключатель 

д-езм cfp-i.6A < T3l£.52tjlO-?1
С7 4-К7

4-К8 реле промежуточное* ^ггов2V + 2P КОНТАХТА. ПЭ-21-m г М.52М57-77
63АЗ 1-К1.1-КЗ 

1-КЧ.1-К6 Реле промежуточное, ^ггов къ+чпер. xohtaktAj ПЭ-Е1-АУЗ 5 п
S3 1-К2 Реле времени вс-Ю-зз 1 ту!6.5йЛ?5-74
Д8 1 -SA2 Универсальный переключатель нпбзи-cws 1 ТУ 16.521.074-75

А8 4-SA5 Универсальный переключатель п̂53И-А22Б 2 V
Л7 1-2ИП ОтзпёнчАТЫЙ ИМПУЛЬСНЫЙ ПРЕРЫВАТЕЛЬ СИП-01 УМ 1 ТУ 50158 -76
Л7 1-Р1

Регулятор температурь! полупроводнико
вый ПТР-З-04 1

64 1-SB1 Пост апРАВАЬНИЯ ni(E-)l2« li та 16.5ДС. 216-7) 1
С КРАСНЫМ К
?Й М ™

СВ I-S82 То ЖЕ, nKt-IIZ-l'IS TJ <6.526.г16-71 С КРАСНЫМ ТОЛКАТЕЛЕМ
63 ■1-ИК.1 Арматура сигнальной лампы с зеленым 

стеклом Ас-вго ~ггов 1 В165Я426-70
П 4-М.Д Арматура сигнальной лампы с красным

СТЕКЛОМ АС-220 л, 220а 1 >»
63 4-SAI Универсальный переключатель уп S3is/c 3i4 1 ТУ15.524.074-75
63 4-SFI Пакетный выключатель пвмыо 1

ОСТ 16.052$ 001 -77
При бо ры  по меслгз.

Q8 1-Pi Регзаятор тьмпЕРАтары дишомедри- 
MttKnii тадэ-4 о-г50«с 1

СВ 4-f>2 То ж е, тадэ-i -40<> +<о°г <
AM 1-SB4 ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ ДВУХШТИфТОВЫЙ ПКЕ -2Д2-2У2 i П 526,216-71
я? i-имг Исполнительный механизм пр-1м 1

Компд. С КЛ 
254 931>wc

АЗ 1-ИМ4 То Же, мэо-4Дз 1
КОМПА. С.
возл.Засл.

-  3 8

Копир.

П р и н ц и п и а л ь н а я  э л е к т р и ч е с -
ХАЯ СХЕМА УПРАВЛЕНИЯ Н

i78№~OB 39

ц, иииэп ,
Р Р А Я О А т л Ь с Т Р О И  

Формат: Сг
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1 <5 Ш <6 <Д?Г "% ASSIST
Н о £  _  - 1 -  Z T

8  « К Е М *  9 П Р А Ш И И Я  с м . Л и с т  A I M
l'SA8 1-07

И в 1 1 I W  Ц ^.is и
3fi!±!L

Схем а  выводов контактов и обмоток реле
Ни,ш -м№

Во-------- -1---------оц
1 о— 1— -̂0\1

,‘ Г Э С Г

ЗОВА
WtOOAO-
*Ы Ш А
KOHTMtti &

1 НИ
Е Е В з
Й 8 i L

3 С8

р

Питание
220в

Сту1енчатыА
импульсный
ПРЕРЫВАТЕЛЬ

Регулятор
ТЕМПЕРАТУРЫ
ПРИТОЧНОГО
ВОЗДУХА

Открытие55
£6
&IОо

Закрытиеч
if
si

ТЫШРЙ- 
Т1РА HA- 
тио го  
ВОЗДУХА ё
ТБМПЕРГП 
РА ОБРАТ
НОГО 
ТЕПЛОНО
СИТЕЛЯ

£ с*
$*П- « о  со

Авария
С КАЛОРИ
ФЕРОМ

IS* «с 
сесъем - 

аварий
ного 
СИГНАЛА

н °

«•о•о

МП, 1-R8

«

Диаграмма раеоты контактов 
ЭНИВСРСАЛЬНОГС П1РЕКМ0ЧАШЯ

5П-Б5И/с«5
>SA8

D— IS

ас
X  
s Р
ш%»

*

во

В
91 CS 

2

3 ;

2
нsiр

5 =
1 2

-4 5 ? 0 ° < 4 5 *
л п Л П л пГ О

1 1 2 X
J L 3 А X *

3 3

Диаграмма работы контактов

Реле ВРЕМЕНИ 4-хг Исполнительного механизма -1-им1

Диаграмма Работы контактов
РЕГУЛЯТОРОВ ТЕМПЕРАТУРЫ

— -----4*1*5--------1, X и> а ХГ Ы
S *  S U <* *

1 '  ч  ? |  « 1
г f * [

1
1 I I 1-----шшшшшш

Универсального переключателя 
bSA3

МЭ(М/«3
ТйБ
52$
sf*gf;S

|1

if
Положение воздушно
го клапана
ОТ*.

вг
1
2 т  lfci- .fr

В2 1
2

1 .1 1
1, 1____L--- *

19ДЭ-14-Р2
Лжfir Ж
ас =Г g ы • 1 ~i S i  5 *>1

1 + + L
< щ — тшшшшт

УП 5341 / m s
Xж
«ласи*л*
•к

СОо
£

« г
0ж

£ g аснс»

т----2 д  00̂ . о 5е=5
1 г 3
и5е оь *

л п лр л п Л п
X 1 * X Е
я 3 4 X

НЕ используется

Схема выводов контактов и обмоток реле Н е 

2 3 А 5 С 7 В

43 14 15

1 Принципиальная электрическая схема дана

ПРИВЯ ЗАН

Ш Ж

Нортон-
/Н/М.ш

Гл. СПЕЦ 
Рэк.гр.

Бородкин
Ром л новБородкин

Копир .
Бтп131ьскйя!355й̂

ШБ.ш И
ш

2Б4 -*2-195 АВ

С е л ь с к и м  к л у б  
/ t T E H b l  и з  к и р п и ч а / 

с З А Л О М  НА 300 М Е С Т
П р и н ц и п и а л ь н а я  Э Л Е К Т Р И 

Ч ЕС К А Я  СХЕМА Р Е Г У Л И Р О В А Л  П-1

47866~д£ ~УО Ф о р м а т  •• 2 2 Г

^Ш ЭП ,
ГРАЖДАНСЕАЬСТРОИ
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(=1
sо  Ш Jb •z сс

Сх е м а  по д клю чени й

Аг р е г а т П р и т о ч н а я  си СТЕМА П-4
Место ictahqbkw
ПЕРВИЧНЫХ ПрИБОРН 
ОТБОРНЫХ ytTPOfttB 
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ 
МЕХАНИЗМОВ

Проточный
воздухо

вод

Пер е д
КАЛОРИфЕ

РОМ

Обратный
ТЕПЛОНО
СИТЕЛЬ

Трубопровод
теплоно-
СИТЕЛД

ЬоаА»ш»Ь1и клапан 
Н Арзжиого 605ДЗХА

} \2 МВН 
или

УСТАНО*
БОЧНОГО
ЧЕРТЕЖА

Первичных
ПРИБОРОВ. Ко м п л ектн о  с

ВОЗДУШНЫМ
Клйпаном

ОПРОБОВАНИЕ 
К*ПОДИНТЕ льного 
МЕХАНИЗМАОтборных

устройств

ТМЧ-Ш-
-74

ТМЧ-Н7-
-TS

ТМЧ-М7-
-75 —

Номер позиции по 
СПЕЦИФИКАЦИИ 4 г 3 — — 43

Обозначение, по
aAEKTPUMEtKOM СХЕМЕ 1-Р1 i -рг 4-РЗ 4-ММ* 4 «и М 4- 4 -SB3

Щит автоматики

чтЫ^1?1^!?1?ттР
п н в ш а п ш

т f I 1 1 1т 1т
т: -к U?7со7Csi йg •таКг зЦ $ Gi]и 910 1±„Z*п ай и а н а за и

«о5 28 •L 4.а .* •*<»> д ••

1г з 4 5 <>7 J1 9 10

©

AKBB№2,Smm*

\

\. ЗаБемЛЕИИЕ ПРИБОРОВ 1ДИТА И металлических ТРУБ ВЫПОЛНИТЬ 
согласно приема устройства ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК (пуэ) к
КОНТУРУ ЗАЗЕМЛЕНИЯ.

2. Схемы  соединений см. альбом V*.
5. К а б е л ь  п р о л о ж и ть  по стенам, потолку, металлоконстранам. 

Кр е п и т ь  с ко бка м и .

К МАГНИТНОМУ ПУСКАТЕЛИ
&РЙЁШ\Г

ЙИЁЖ

План 
М 4*50

СПЕДМфИКАДИЯ МОНТАЖНЫХ ИЗДЕЛИЙ

Hi
П/п Н А И М Е Н О В А П И Е Тип Т емним.

данные Кол. Примем.

4 Кабель экранированный КВВГЭ СЕЧЕНИЕ 
4x1,5 мм* 48

2 Ка бель  ко н тро льн ы й а к в в г 4x2/W за

3 То ЖЕ АКВВГ 7м

А То ЖЕ АШГ w * : ,w 18

5 Провод м ед н ы й ПГВ-вБО M<W 30
б Мета л л о рз к а б рз-Ал-хге ^22мм Ю

7 Коробка  соединительная кс к-в — 1

В Т о  Ж Е Ш-4« — 4

Нормой. Бороакмй/ЩАЧ.ОТЫРоМАИОЙ.ШШШДЕШ1Е831 
li4 Д .'31 ИШ.ШШ

264 -4 2 -1 9 5 AB

Сельским  к л у б  
/с тен ы  Mi кирпича/ 
с зелом Ид 30Q м ес т

Копир. Ь^Ч.

Схем а  подключении п-1 
Схема расположении п*{
---- чт & ъг-щ —

Лнт. Лист iMtTOB

р и и э п
ГрАЖДЛНСЕЛЬсТроЙ

Формат: г * г
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Ос н о в н ы е  п о к а з а тел и

Н а и м е н о в а н и е КВА.

Г о р о д с ка я  т е л е ф о н и з а ц и я 1
Е мкость телефонного вво да , пар 10
о том чисае используемых б данном здании

КОЛИЧЕСТВО АБОНЕНТОВ 3
Р А Д И О ТР А Н С Л Я Ц И Я ’-

К оличество абонентских то чек г
Се ть  коллективного приема тел еви д ен и я :
КОЛИЧЕСТВО телевизионных антенн \
Количество телевизо ро в 1

Эа е к т р о ч а с о ф и к а ц и я

КОЛИЧЕСТВО УСТАНЛВЛИЬАЕМЫХ ВТОРИЧНЫХ ЧЛСОВ 6

ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ

ЕМКОСТЬ ПРИЕМНОЙ СТАНЦИИ, АУЧЕЙ 10

КОЛИЧЕСТВО ЗАНЯТЫХ АУЧЕЙ
Ох р а н н а я  с и г н а л и з а ц и я

Емкость ПРИЕМНОЙ с та н ци и , к у ч е й
tn  Лож.
СИГНАШ

Количество  з а н я ты х  л у чей 1

В едо м о сть ч е р т е .ж е.и

г .
©

~ < Б ~
B^V ?)*Pt

0
□

Л * Г Т»

©
©

”"о а™

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Телефонная РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ коробка 
ТЕЛЕФОННЫЙ МШАРАТ 

— ПРОВОД ТЕЛЕФОННОЙ СЕТИ
Абоненте кии трансформатор 
Радиостойка в.) на схеме ?)№ плане

Про о од радиосети 
Коробка ограничительная 
Коробка ответвительная 
Радиоюзетка

Текеантенна а)нд схеме К) на палке. 
Распредеантеаьная коробка телевизионная

И̂НФИЦИРОВАННОЕ ТЕЛЕВИЗИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
К а бель  т е л е в и д е н и я  
За е к т ю п е р в и ч н ы е  часы 
За ек тр о о то р н чн ы е  часы

-V ------ V—

Пюоод ЭАЕШОЧАШ 
Приемно-контрольный прибор с ПРИСТАВКОЙ 
ПОЖАРНО-ОХРАННОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ 
ИЗОЕЦАТЕАЬ ТЕПЛОВОЙ
Датчики охранной сигнализации: магнитоконтактный,
ЭАЕКТРОКОНТАКТНЫЙ ДНА ОКНАХ, НА ДОЕРЯХ) 
ПРОВОД ПОЖАРНО-ОХРАННОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ

Лист Наименование iTt. Примечание

1 За гл а в н ы й  аист
t Пояснения к  проекту
ъ Сп ец и ф и к а ц и я
к Схема расположения устройств связи
5 Планы подвала и кровли

£ ПККН \ ЭТАХА
7 План 2. этажа

7/
Сталь арматурная 
Шкаф устройств связи

Стояки

X Очаг заземления

fe<

3
i s
s i
т

, Настояний проект выполнен о ооотоетстоии с
ДЕЙСТВУЮЩИМИ НОРМАМИ И ПРААНЛАМИ 

/ ь  ТОМ ЧИ1АЕ ПО ВЗРЫВО-ПОЖАРНОЙ БЕ40ПАОНОСТи/л

ГА. ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА Д еГАОБа/

ПРИВЯЗАН

тп.гв'мг.-ш-эс

Сельский кивотам кирпичные) 
С ЗАЛОМ НА 500 МЕСТ

Ртшя

З а г л а в н ы й  а ис т 

лш -ог #г

Кист Хистос

ЦНЙЙЗП
ПЛХААНСЕЛЬЬТПЙ
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П о я с н е н и я  к
Т е л е ф о н и з а ц и я

ТЕЛЕф ОНИЗАЦИЯ ЗНАНИЯ Оt ЗЦЕСТЬАЯЕТСЯ ПОСИЕДСТВОМ КАБЕЛЬНОГО 6ВОНА ЧЕРЕЗ РАСПРЕ
ДЕЛИТЕЛЬНУЮ КОРОБКУ ТИПА КРТПЮХ2, УСТАНАВЛИВАЕМУЮ В ШКАфУ УСТРОЙСТВ СВЯЗИ "*ИЯ
i  Э Т А Ж Е .  Й Б О И Е И Т С К Я Я  ПРОВОДКА В Ы П О Л Н Я Е Т С Я  ПРОВ ОД ОМ  М А Р К И  Т Р П А X 2 к 05 СКРЫТО 

В В И Н И П Л А С Т О В Ы Х  Т Р И Б А Х  СРЕДНЕГ О Т И П А  С УС ЛОВ НЫМ  ПРОХОДОМ 2 5 М М , П Р О Л О Ж Е Н Н Ы Х
В  П О Л У . Т Е Л Е ф О Н Г ...................... ...............  ....................... ....................... .... ................................... .............. ....... ....................................................
ПАЙНАМ.

ГЕАЕфОННЫЕ АППАРАТЫ ТИПА ТА-72 УСТАНАВЛИВАЮТСЯ СОГЛАСНО ПОЭТАЖНЫМ

ПРОЕКТУ
О х р а н н а я  с и г н а л и з а ц и я

Р а д и о ф и к а ц и я

Д л я  присоединения внутренней  радиопроводки к внешней сети радиотрансля
ции на крыше установить радиостойку с абонентским трансформатором типа
ТАМУ-ЮТ. РАДИОВВОД ЗАКАНЧИВАЕТСЯ РЯЗБЕТВИТЕАЬНЫМ ПАИНТОМ, КОТОРЫЙ ПРЕДУСМАТ
РИВАЕТСЯ в шкафу разм.70»Ч0(1))х 1всм. Проводка от абонентского трансформатора до 
разветвитбаьного паикта выподняется проводом марки ПТПЖ-2Н1ММ ВНУТРИТРУБОСТОЙКИ 
в резиновой трубке Ф Э м м ,  д а л е е  в винипластовой трубе среднего типа с условным прэхо-  
ДОМ 25мм, ПРОЛОЖЕННОЙ ПОДСЛОЕМ УТЕПЛИТЕЛЯ КРЫШИ. АБОНЕНТСКАЯ ПРОВОДКА ВЫПОЛ
НЯЕТСЯ ПРОВОДОМ МАРКИ птпжг*имм БЕЗРАЗРЫВНО ШЛЕЙФОМ 8 ВИНИПЛАСТОВЫХ ТРУБАХ СРЕД
НЕГО ТИПА С УСЛОВНЫМ ПРОХОДОМ 25ММ, ПРОЛОЖЕННЫХ В ПОЛУ. 6 КАЧЕСТВЕ ГРОМКОГОВОРИ
ТЕЛЕЙ ПРИНЯТЫ ДИНАМИКИ ТИПА 0Д5ГД, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА Н*1,5М ОТ ПОЛА И НЕДАЛЕЕ 
1м ОТ РОЗЕТОК ЭЛЕКТРОСЕТИ. ДЛЯ ПРОТЯЖКИ ПРОВОДОВ В ПЕРЕГОРОДКАХ ДО НАЧАЛА ОТДЕЛОЧ
НЫХ РАБОТ ДОЛЖНЫ БЫТЬ СДЕЛАНЫ ОТВЕРСТИЯ Ф20ММ.

Э Л Е К Т Р О Ч А С О ф И К А М Я

1 л я  ЕДИНОГО ОТСЧЕТА ВРЕМЕНИ ПО ЗАДАНИЮ В КОМНАТЕ АДМИНИСТРАТОРА УСТАНАВЛИВАЮТСЯ 
ЭЛЕКТРОПЕРВИЧНЫЕ ЧАСЫ Т. ПчмЗ-2БР-Р1Ч-0П э л е к т р о в т о р и ч н ы б  ЧАСЫ ПРИНЯТЫ ВП-ЗЩКЧ-ББК.
Питание электропервичных часов осуществляется от сети переменного тока напряже
нием Еров. С-еть  электрочасофиклн,ям выполняется проводом млркипрппмгх0 ,9  скрыто в 
трубах  проложенных в полу.

Т е л е в и д е н и е

1 ля приема программ телевизионного вещания предусматривается установка антенны
Т. а т а к . Для УСИЛЕНИЯ ТЕЛЕВИЗИОННЫХ СИГНАЛОВ используется УНИФИЦИРОВАННОЕ УСИЛИТЕЛЬНОЕ 
ОБОРУАОЬАНИЕТ.УТТО. ОБОРУДОВШЕУТТОПИТАЕТСЯ ОТ СЕТИ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА НАПРЯЖЕНИЕМ НОВ 
ЧЕРЕЗ БЛОК ПИТПН ИЯ, ВХОДЯЩИЙ В КОМПЛЕКТ ОБОРУДОВАНИЯ. МАГИСТРАЛЬНАЯ СЕТЬ ВЫПОЛ
НЯЕТСЯ КАБЕЛЕМ МАРКИ PK-75-J-J3. АБОНЕНТСКАЯ- КАБЕЛЕМ МАРКИ РК-75-Ч-15 СКРЫТО 
В ВКНИПЛГСТИВЫХ ТРУБАХ, ПРОЛОЖЕННЫХ в ПОЛУ.

П о ж а р н а я  с и г н а л и з а ц и я

Л ая обнаружения ЗАГОРАНИЯ « СООБЩЕНИЯ О МЕСТЕ ЕГО ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПРЕДУСМАТРИВАЕТСЯ 
УСТРОЙСТВО ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ. Ь,КОМНАТЕ ДЕЖУРНОГО АДМИНИВТРАТОРА 
ПРЕДУСМАТРИВАЕТСЯ ПРИЕМНО- КОНТРОЛЬНЫ Я ПРИБОР̂ СИГНАА- НАМ*.
электропитание прибора осуществляется с tET* переменного тока илпряженнемЕДОб. 
Резервное питание предусмотрено от аккумуляторной батареи типа 6ст-Ч5эм в количестве2Е1ИТУК, КОТОРЫЕ ОСТАН ШУЕЛЮТСЯ В ШКАфУ ТИПА У1005 М (.ЯП 1283) 3 ЗАЩИЩЕННОМ НСОЛНЕНИН 
РАЗМ.800* 1200(h) *ЗЮММ. В СЛУЧАЕ ОБРЫВА ИЛИ ЗАКОРАЧИВАНИЯ ОДНОГО ИЗ ШАЕИфОВ ПРИБОР 
СРАБАТЫВАЕТ'И ВКЛЮЧАЕТ 38УК08УЮ И СВЕТОВУЮ СИГНАЛИЗАЦЯЮ.В СЕТЬ ПОЖАРНОЙ 
СИГНАЛИЗАЦИИ ВКЛЮЧАЮТСЯ ИЗВЕЩАТЕЛИ Т.ДТЛ,КОТОРЫЕ УСТАНАВЛИВАЮТСЯ НА ПОТОЛ
КАХ БЛОКИРУЕМЫХ ПОМЕЩЕНИЙ.Шлейфы ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ выполняются ПРОВОДОМ 
м аркиТрплхдхos мм скрыто в виниплястовых трубах  в подготовке пола- последу- 
ЮЩЕГОЭТАЖА ИЛИ 8 СЛОЕ УТЕПЛИТЕЛЯ- ПРИ ПРИВЯЗКЕ ПРОЕКТА В ЗДАНИЕ ПОЖАРНОГО ДЕПО 
ИЛИ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО ПУНКТА(ЦПН)ПЖОЖИТЬ ШЛЕЙф.

Аля ОХРАНЫ МАТЕРИАЛЬНЫХ ЦЕННОСТЕЙ ПРЕДУСМАТРИВАЕТСЯ ОХРАННАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ- 
Концентратор и приставка контролируют целостность шлейфов и включают сигналы тревоги
ПРИ ИХ ОБРЫВЕ ИЛИ КОРОТКОМ ЗАМЫКАНИИ. 6 ШЛЕЙФУ ПРИБОРА И ПРИСТАВКИ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО
включаются датчики и блокировочные контуры о х р а н н о й  сигнализации.Блокировка дверей и 
Фрамуг на открывание осуществляется при помощи магнитоуправляемых датчиков типа 

ДМК И ЛЗК-г.БЛОКИРОВКА СТЕКЛЯННЫХ поверхностей осуществляется при ПОМОЩИ ДАТЧИКОВ типа 
укднм . Б л о к и р о в к а  дверей на пролом выполняется проводом марки m/ b-ozmm, который прокладывает
ся СКРЫТО 8 БОРОЗДАХ ЗхЭмм, прорезаемых помести с последующей ш п а к л е в к о й  и ПОКРАСКОЙ. 
ШЛЕЙфЫ ОХРАННОЙ СИГНАЛИВАЦИИ ВЫООЛНЯЮТСЯ ПРОВОДОМ МАРКИ ТРП 1x2x05 СКРЫТО.

М о л  Н И Е З А 1 Ц И Т А

Лля ЗАЩИТЫ УСТРОЙСТВ СВЯЗИ ОТ АТМОСФЕРНЫХ РАЗРЯДОВ ПРЕДУСМОТРЕНО УСТРОЙСТВО МОЛНИЕ-
ващиты. молниеотвод выполняется из стальной катанки Фвмм, которая прокладывается по поверх
ности Кровли И ПОКРЫВАЕТСЯ БИТУМОМ ЗА 2 РАЗА. ВЕРТИКАЛЬНЫЙ СПУСК ВЫПОЛНЯЕТСЯ ПО СТЕНЕ НА 
ШТЫРЯХ. Аля ВАЗЕМЛБНИЯ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ ЭЛЕКТРОДЫ ИЗ УГЛОВОЙ ЬТАЛИ P A 3 M . 5 0 X 5 0 X S M M  заби
ваемые НА0.5М ОТ УРОВНЯ ЗЕМЛИ. РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ ЭЛЕКТРОДАМИ 5,Ом. КОЛИЧЕСТВО ЭЛЕКТРОДОВ 
ЗАБИВАЕМЫХ В ЗЕМЛЮ ОПРЕДЕЛЯЙСЯ ПРИ ПРИВЯЗКЕ ПРОЕКТА 6 ЗАВИСИМОСТИ ОТ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО 
СОПРОТИВЛЕНИЯ ГРУНТА 8 МЕСТЕ СТРОИТЕЛЬСТВА.

УЗЛЫ И ДЕТАЛИ ПРИВЕДЕНЫ В АЛЬБОМЕ „ УЗЛЫ И ЛЕТАЛИ ИНЖЕНЕРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ 
И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ДЛЯ СЕЛЬСКОГО СТРОИТЕЛЬСТВА" ВЫПУСК V. СЕРИЯ 2-190-J|7t. 
Слаботочные устройства.
Альбом распространяет Цмтп.

•Г№66-ог ФОРМАТ г т . г
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С п е ц и ф и к а ц и я

1 г & 4 £
Ааьии ТИП.13Л0* 
bVin.V«PWJJ90*l/72 Ulu i  устройств СЕДЕЙ 70О*4ва(6)»46О** 3
РОСТ 2525-78 Коробко расиределктельная гКРП-40 4

ГОСТ 9686-6» Т елефонный аппарат т . t a -t z 2
П«-505-<Я-Т< Кабель марки т я п  4 0 *2 хо£ м 40,0

ГОСТ 20575-15 Провод марки тр п  4х£хо,5 м 50,0

Т!НИ 5-1ГО -77 ТРУБА в и и ш а с то ва я  ср. тип
С УСАС&НЫМ ПРОХОДОМ 25мм М 45/1

Р д д и о Ф и к д а и я
г о с т  8 7 4 5 - 7 Я Радкостойка т . рс-4 габ. 0,5 М 4
ГОСТ 7559-63 Абонентский трансформатор т ДШ-1Ст 4
НАЬБСМ ТИП. BAtti 
гыпУкра» ВЙ0-1Л2 Подпольная коробка разм. 226x226 6
ГОСТ 40040-75* Коробка ограничительная т.Л-2С В
ГОСТ 40040-75* Коробка разветвитеаьйд я  т М * * в г
ГОСТ 8 ( 5 8 - 6 6 Р а д и о р о з е т к а  г  р ш о 8
ГОСТ Провод марки П Т П Ж  2x4,2 м 460,0
ТШ6.05-1571-Т7 ТГЧ5Й ВННИПАДСТ0 6 ЙЯ СР. ти п

1 УСЛОВНЫМ ПРОХОДОМ 2$Г4М м 150/

Т е л е , ь и  й е н и е
ГОСТ «253 -74* Антенна телевизионная т .  й т б к 4

МРП1-4Я044-66 Унифицированное телевизионно е

ОБОРУПО&АНИЕ ТИПА УТТП В КОМПЛЕКТЕ '* 4
«1) УСИЛИТЕЛЬ У Т-4 -М 2
f t  БЛОК ПИТАНИЯ БПС-30

6 )  К о р п и  н а  г з е и л и т ь л я
TV -622-ОйУ Коробка распределительная т .к р т -5 4

Г0СТЦзгб.П7<у Ка бел ь  м арки  P K -7 5 -S -4 3  м 20,0

ГОСТ ^ 3 ! Ш - 7 Р К а б ел ь  м арки  P R -75 -4 -4 5  м 40,0

Электро ч  а с о  ф н  к й \ ^ и я  (
ТП5-07-П02-77 ЭЛЕКТРОПРБМЧНЫЕ ЧАСЫ Т. 1ГШ-2БР-РЕ4-042
ГОСТ 28587-77 ЗЛЕКТР0ВТ0РИЧНМ1 ЧАСЫ Т.ВП-ЗШ1-2М6Х 6
ГОСТ «ОАО-75* Коробка ответвительная Т. УК-2П 7
Hmtt-50S-®45-70 Провод марки ПРППМ 2 xq,9 м 440,0

П о ж й р н й я  С И Г Н А Л И З А Ц И Я
ГОСТ 47590-72 Приемно-контрольный прибор „Сигиаа-12амн 4

Г О С Т  0 7 5 9 0 - 7 2 Приставка „ Г и г« ал -4 2 ь и 4
з - л  г л л в а З а ш р о :

МОНТАЖ ШкаФ с уплотнением в  улипгтш шедши

РАЗМЕРОМ Ш*1200(ь}х340мгл 1У-!0С5м) 4
ГОИ 3594.71 А ш м з т о т я  5 й тй р е я  т .6п 45тц г

-- 2 ----------------- 5----------- -Г —В—
ГОСТ 47592-72 Датчик тепловой легкоплавкий т.ДТЛ 10
ГОСТ 10040-75* Коробка ответвительная т. ук-дп гг
ГОСТ 7210-68 Электроувонок громкого боят.му-4 4
ГОСТ 27460-70 Патрон стенцом цнд. 0449 4
ГОСТ 2139 -79 Дампа НАКАЛИВАНИЯ НВ-220-15 4
ГОСТ 20575-75 Провод МАРКИ ТРП 4х2<0,5мм М 620,0

ГОСТ ШЗ-75 Провод марки АППВС-бОЗ £еч.2*25пи*м60,0
ТУ 46- 05-1573-77 Труба винипллстовая ср. тип в

УСЛОВНЫМ ПРОХОДОМ 25 ММ М Лоцо

ОХРРННЙЯ БМГИйАНгйи.иЯ
ТУ 550/20S-5-72 Датчик типа УКДИм JL .
T9 25-02-213-74 Датчик типа ДМ2 А .
7Ч-ЛВ 2300003 Датчик типа ДЭК-2 ь
ГОСТ «040-75* Коробка ответвительная т. ук-ея 4Й
ГОСТ 2Q5T5-75 Провод марки три 4х2х 0.5мц м 80,0
T9 «06.463-70 Провод марки инъ-огим м 80,0

М олниехашита.
ГОСТ 2590-74*Сталь арматурная 4&мм Ап м_60,0
ГОСТ 103-76 Сталь полосовая разм. 20*5 м
ГОСТ 6509-72. Столь УГЛОВОЯ РАЗМ. 50*50x5мм

т .и . г « 4 - < 2 - < 9 5  зс

Привязан " Йармокш г
начата.Гд̂шц.

Ияа. Я*
Гип
Ст. ин*.

Башвш.ВШЩУ1
Боронил»

1ИЕШ.

Щ1 сельский кме “ 
/стены из кирпича/о 36ЛОМ НА ЗАО МЕСТ. .

[дшштЯЕна^Д

Спецификация BjHMm t̂EAbtiTw
17№-ОВ W Формат: 22р
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d) (d) (в) d)
П р и м е ч а н и е

У (Т А КОВКА ПОЖАРНЫХ. «ШПАТЕЛЕЙ 
(IPOAOtOUNttA АОСДЕ МОНТАЖА «МТМвИМВ

ПАЯН КРОМИ
М V. 400

<D

Ф

Т . П .  £ 6 4 ~ l i - I S 5  it
iDMUtM бОРСЛКИИ

И Р И Н А М И п ш х л р S W M A H K , Секьекян КАУН/БТЕНЫ КИРПИЧНЫЕ 
е Н А А Н М  Н А  3 0 0  М Е С Т Р  5

н и . т РОМАНОВ
Г Ь М Е й в о р о ш и РЗгъ

/ Г1.НИ*Л1 U U M I H A П а я н ы  п о ш л а
А К Р О В Л И

Ц И И И Э П  ,
Г Р А Ж Ш С Е № Ш Н

ст.мнж. Н « Р 1 М
нм ь.м »

пеее-ог t/е До гм а т  и г







Обилие оказания.
Водоснабжение.

ПОДВОДКА ХОЛОДНОЙ ВОДЫ К «.Mbl&tlOMS БАЧКЗ ПРОЕКТ* 

РЭЕТОД ИЗ НО ЛИ ЭТИ ЛЕНОВЫХ НАПОРНЫХ ТРЭБ ]UZu».

К А НАЛХЗЯДНЯ-
ВНУТРЕННЯЯ СЕТЬ КАНАЛИЗАЦИИ МОНТИРиетлД из
пластмассовых канализационных tpsb jSsohoobs. 

Водосток.
ВНУТРЕННЯЯ СЕТЬ ВОДОСТОКОВ ИОНТИРШСД из 
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При привязке типового проекта с вариантом применения 
ПЛЛгтМАСМВИХ TPJ8 ала водопровода, канализации к ВОДОСТОКОЕ» 
СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РА БОТ ДОЛЖНА БЫТЬ 
откорректирована.
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Типовой проект 264-12-195
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