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t

Z ^ in ][b [M @ IM ] w n n

^ 1 Ш ’@1М1^етГ[И1'Ч1[1(§С€®[Е (Г А @ ^ ^ [Р © Т ^ Ш 1 И М 1 ,

кружево сетка

http://www.kruzhevo-len.ru/tkan-mernoe-kruzhevo.html


Т М ( п ]® 1 Ш ®  Ш fnl!?>® 1Ж(гПГ
® з = ч Ю | (CD)

S J o  (S J

IM3
© Е > ©  М W  Ж  № Ш Ш

Л Ш Г 0€ ® ( Е 1к > (М  ^ Ш Г ® 1М ] ® [ Ш [ Ш т Ш [ 8 ],
©  (п ш ^ м о ^ ш к щ н е я ш о ^ !

Л  И(Г(г21М) Ж (&Я [ Ж Т т Л т Ш  И Ч  Щ © 1 Ь Ш Ж  № © С=0 © Т  р  S m  УЬПЯЕЙ)
к @ 1 м г о « г о 1 ж [ к т о = { 1  © ( й  г а  ©  с т д и ш

©  и ®  © т о ©

А Л Ь Б О М  V I I
СОСТАВ ПРОЕКТА

АЛЬБОМ I 
АЛЬБОМ II 
АЛЬБОМ III 
АЛЬБОМ IV 
АЛЬБОМ V 
АЛЬБОМ VI 
АЛЬБОМ VII 
АЛЬБОМ VIII 
АЛЬБОМ IX 
АЛЬБОМ X 
АЛЬБОМ XI 
книга * Д

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА.
АРХИТЕКТУРНЫЕ РЕШЕНИЯ. КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ.
КОНСТРУКЦИИ Ж ЕЛЕЗОБЕТОННЫ Е.
ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ. ВНУТРЕННИЕ ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ.
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ОСВЕЩЕНИЕ. СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ. СВЯЗЬ И СИГНАЛИЗАЦИЯ. АВТОМАТИЗАЦИЯ. 
ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ ДЛЯ ЗАВОДОВ -  ИЗГОТОВИТЕЛЕЙ.
АВТОМАТИЧЕСКОЕ ПОЖАРОТУШЕНИЕ.
СПЕЦИФИКАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ.
ВЕДОМОСТИ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ.
ПОКАЗАТЕЛИ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРИМЕНЕНИЯ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ДОСТИЖЕНИЙ В СТРОИТЕЛЬНЫХ РЕШЕНИЯХ 
СМЕТЫ.

П р и м е н е н н ы е  м а т е р и а л ы
ТИПОВОМ ПРОЕКТ 5 0 3 -4 -3 8 .8 6  * ЗДАНИЕ СТАНЦИИ т е х н и ч е с к о го  о б с л у ж и в а н и я  л е г к о в ы х  АВТОМОБИЛЕЙ, ПРИНАДЛЕЖ АЩ ИХ 
АЛЬБОМ  IV ГРАЖДАНАМ, с ПРИМЕНЕНИЕМ ЛЕГКИХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ КОМПЛЕКТНОЙ ПОСТАВКИ НА Ю ПОСТОВ.

т и п о в о й  п р о е к т, /Ав т о з а п р а в о ч н а я  о т а и ч 'н я  о б щ е г о  п о л ь з о в а н и я  н а Б О О З а п р а в о к . а в т о м о б и л е м  в < ^ г к и .
505-6-3 Альбом  1у д .

Ра з р а б о т а н  
Л е н и н гр а д с к и м  ГПИ
Гл а в н ы й  и н ж е н е р  
Гл а в н ы й  и н ж е н е р  п р о е к т а

Спвцлетомлтикл "
Ю.А.Са кулин 
В. Н. Кашински*

У т в е р ж д ё н  и  в в е д е н  в  д е й с т в и е
МИНЛВТОПРОМОМ С С С Р  49.08.esг. 
П Р О Т О К О Л  г/II
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Лист На именование Стр.

Технология пожаротушения

Содержание альбома г----------/-----— --------------------------------- —

п т Общие данные /начало/ 3----- £-------------- ------0---------/ --

птт-г Общие данные /пробел жен и е/ 0

птт-з Общие данные /окончание/ б

птг-п Раъводка сети в
ПТТ-5 Разводка сети 7
ПТТ-6 Разрез г

ПТТ-7 Насосная станция /начало/. 9------- ------------------------*----------г

ПТТ-& Насосная станция /окончание/ /о
птт-$ Спецификация /начало/ //

ПТТ-ft Спецификация /окончание/ 12

tiTT-ii Крепление трубопроводов

WlTT-й
пожаротушения /3

Крепление трубопроводов
по ж а ротишения

птт-й
----- *----- f---- -̂-------------------- — 1 —--------
Опора для крепления трибы с/иВО
к двитаВрам Н°ЯО и H°5D /б

птт-й1 Опора для крепления тоиды дчдО
К швеллеру Нс30 /е

ПТТ-h5 Лпора для крепления той бы ди70
К асбоцементной перегородке 77

Лист //аиненобание Стр,

ПТТЧ6 Опора для крепления трубы.—дуро
к  швеллеру д°22 /в

птт-а Опора для крепления труды.
дч 32 и ди /б в  камеое * Atpum" /9

птт-а Опора для крепления труды ду32

и ду /б  к двутавру H°SD 2d

Автоматизация пожаротушения

Обилие данные /начало/ г/

Одиюе данные /окончание/ 22
—

Схема эл ектоо гидравлическая
структурная 23

Автоматика и контроль. Схема
электрическая принципиальная. Начало 24

Автоматика и контроль. Схема
электрическая принципиальная. Окончание. 2S

Электроприводы пожарных насосов.
Схема электрическая приниипиал ьнаЯ 20

Сигнализация 0 Работе установки.
Схема электрическая принципиальная 27

Схема электрическая соединений 22

и 1

Лист / / 2  именование Стр.

Размещение электрооборудования
и кабельных прокладок 29

Шкасэ управления Ш/
Схема электрическая подкллочемий----- ---£--- -------- 39

Шкат управления ШС.
Схема электрическая подключений 3/

Ящик сигнализации ЯС.
Схема электрическая подключений 32

"т •" J
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Ведомость чертежей основного комплекта ПТТ Ведомость ссылочных и прилагаемых документов {/слож ны е о б о з н а ч е н и я
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Вист НаименоВ ани е Bmp. it Ui5
--

4 двщие Ванные /паиа а а/
г Общие Ванные /продолжение/
3 Offcuue данные /окончали е/
в Разводка сети
5 Разводка сети
6 Pas аез /-/
7 Насосная станция /начало/
8 Насосная станиия /окончание/
9 Опей и Фи ка и UQ /начала/
/0 Спей и тик а и ия /окончание/
н Крепление трубопроводов пожарото-
(г Крепление трубопроводов пожароту-
43
/ч тРЧ*Ы
/3
46 °B°Pffl*fA%SJ,AnAe№i2 mpvS"  * * *
а Опара для крепления труд da 32 и ди 15 В Камере „ Асрит. *
42 зпщ г KitoSBftr&sirM* d*32

ТипоВой проРкт раз работ он В соответствии с 
действующими Нормами и правилами и преду
сматривает мероприятия, о Been ей и 8ак>щ ие 
Взрывную, Взрывопожарную и пожарную 
дезопасность при экспл у а та ции^рданиз.

ПаВный инженер проекта: 4%**=* /Кетлинский!

Coos н а  усни г Наименование Примечания

T/1503-4-S9.S6 ПТТ со Спей ирэи&ашл? одаои
давания

ln 5 0 3 -4 - 39 .se/TTTBh Ведомость потрав-
нести В материалах

— Трубопровод подудительнои сети

- Т__ .. У Повторяющиеся рядки

От. ев. 7е*г.ЪН*/МО стояк, направленный вверхг с на
ружным диаметром 76мм, толщи- 
ной стемкиВЛмми Высотой 4.ЧОм

Има.н*

О л ш С л к у л и н
гип К а п а н ч с щ

flWOTA П п н ы ъ

Н .к т т и > .
К о б у л я н с к ц  
Ч и н я *  \

AVir.CP.

1

fiEAJffl* В о р  з
И н к е н .

ПРЯ0Я5АН:

ТП 503-4-.Зд.ЗБ-П тт
Стлниня технического обслуживания 
АЕГ-КРВЫХ лыпом^ лей нл20постоь_

АвтопАштескоЕ 
п о ж а р о  тушение

С ш и я Лист,

Общие данные 
/ н а ч а л о /

2WB-07 Ч

РП
Листов
/8

гпй" С П Щ А 5 Т 0 М А Т И К А  
Ленин грал
Формат А2
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Пояснения к проекту 
Z  Общая чисть и исходные данные 

В настоящем альбоме типов gw проекта разработаны 
Чертежи установки водяною пожаротушения, обеспечиваю
щей надежную и эффективную защиту от по жара 

здания станции технического обслуживания л расовых 
автомобилей на ВО поставу выполненного в  легких

металлических конструкциях.
Гроект разработан на основании плана типо

вого проектирования Госстроя СССР на /Св/год 
раздел 2  пункт 62.

t!
$с
J?

Здание стоянки па пожарной опасности относит
ся к категории » в ".
Температура воздуха в защищаемом помещении 

гарантируется. не ниже б  "С.
При разработке проекта были использованы 

следующие материалы:
— Задание на проектирование установки 

пожаротушения, выданные Аенфчлиалом
,> ГаррооВтатранса* 22 апреля (2в/года ;
— А ейстВующие строительные нормы и пра
вила СНиПE-3i-74j СНиПЖ-Г-{-70; СИ227-70;
СН 76-70;
„ СсноВные положения по комплектации и 

оформлению типовых проектов" Москва ЦИТП/976г-
—  Архитектурно-строительные, технологические и 

чертежи па Водоснабжению\ отоплению и 
вентиляции, выпущенные Аенерилиа лот
 ̂Гипроавтотранса Ч

Ж Технологическая част ь  

/. Проектное реш ение 
/./. Автоматическая установка Водяного 

пожаротушения раз рада теша для локализации и 
тушения возможного очага пожара S  поме
щении станции обслуживания легковых авто
мобилей на 20 постов 7 а также в  полировочно
сушильной камере для автомашин „ Aqoum" 8 
сушильной камере, бытовых помещениях и еардеробе.

Одновременно установка пожаротушения предусмат
ривает охлаждение водой металлических конст
рукций защищаемого помещения для предо
твращения деформации и разрушения их 

при пожаре.
/.Z. Источником Водопитания установки водяного 

пожаротушения является подземный железо
бетонный резервуар Запаса воды ёмкостью 
/60М* -  типовой проект Ыс90/-9-/в. 
высотной посадка резервуара определяется 

При привязке типового проекта к  конкрет
ным условиям. Размещ ение резервуара 
должно быть не балке чем б  30-т и  
Метрах от здания ст анции обслуживания. 
Заполнение резервуара водой производить от 
внутри площадочного хозяйственно -  производ
ственного водопровода.

2.. Технология понларотцш ения 

2./. Спринклерная секция И*/ установки водяно
го  пожаротушения предназначена для защи
ты следующих помещений: участка окраски, 
сварочно- кузовного участка, участка технического 
обслуживания и технического ремонта, шинно- 
М опта ж ноге участка, участка диагностики, обойно
го участка, помещении мойку приема, Выдачи 
и срочного ремонта, Клиентской, склада запчас
тей бытовых помещений и гардероба. Данная 
секция обслуживается контрольно- сигнальным 
Клапаном В 0-/00.

в  качестве оросителей, обеспечивающих интен
сивность орошения защищаемой площади пола не 
менее 0,/2*/С‘М* приняты водяные спринклерные 
СП- /2 f7Z), где 72- температура плавления 
припоя легкоплавкого замка. Запуск секции 
автоматический ~  от  срабатывания САИ 
на узле управления.

Арен черные секции NS2, 6*3, И*У предназначе
ны соответственна для защиты помещений 
Краскоприготови тельной, полиров очно- сушильной

Привязан

Ивв.ьП

Камеры » Афит” сушильной камеры. Секции ме^ 
без и ь/еу обслуживаются контрольно-сигнальны

ми клапанами Г4~в5. в  Качестве оросителей приняты 

Водяные дренчерные А 77-/2 для Защиты по пло
щади, для создания водямьпс завес над проёмами ка

мер, оросители СП-/2 с  температурой плавления припоя 
Легкоплавкою ланка Ш °е  приняты для повуЗителгной 

сети 8 Камерах, а оросители СП- /2 с температурой 

плавления припоя легкоплавкого замка 72°С -  для 

побудительной сети В помещении краскопригото- 

в отельной. Оросители СП-/2 {/*//) изготовляют

ся Прилукским заводом  /7/70 п о  спецзаказам  

Союз глав наш а. Размещение оросителей над про

ёмами камер предаем о  трема из условия 

орошения /пм ширимы проёма расходом  
Не менее 0 ,6 0 л/с.

Включение дренчермых секций предусмат
ривается автоматическое от срабатывания 

0 4  У на узлах управления и ручное — от  
кранов ручного включения, расположенных у  
Входа в помещение Краско приготовительной ч  

Вблизи камер.
Технические показатели установки Водяного 

пожаротушения сведены в  т аблицу /.

Ш ш
гип

СЩЛИН-
Кашински

ТП 503-4-39.8Б ПТТ
СгаАНЦМЙ ТЕХНИЧЕСКОГО
ЛЕГКОВЫХ АВШОМОБИЛЕН

ОБСЛУЖИВАНИЯ 
на 20 постов

ШША:
Ошии*
Н.коятР-

TepgHrpbgefĉ tê

м
KoBMAgHCtW
Черняк

Авшоиашическое
ПОЖАРОГПУШЕНИБ

Апаак? Лист Листов
РП 2

гпи
СПЕЦ АВТОМАТИКА 

Ленинград______
формат 42

Е тга
ВЕАИН&

ПАСИХОВА зззУ

Инне ей.
j>op_ Общие данные

/продолжение/
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Наименование 
сехиий и тип
ксн.трольхо-пус-
коЗогосёсрфЗвн

ВаингмоЗахие
защищаемых
помещении
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Пожарное оборудование
Распылители Побудители

Тип tr/taSWHtгА ч Кал. Топ Й8ЙAil Кол.

700-нм водяная 
спринклерная 
секция Не7 
КС К парки ВС-700

Помещения 
7-го ятанеа 
станции об- 
слуыиЭания

гзвн 9,0 С7!-й,72 72 266 - - - -

ббмн Водяная 
дренчгрназ 
секция ЖС 
КОК норки ГА-65

Крае ко п р и -

готоВитель
Пая

12,0 0.0 <№ 72 2 eir-iz 72 72 г

бб-нн Водяная 
дренчерная 
сехцихЖЗ 
КОК марки 

ГА-б 5

Полирсбочно-
сушильная
капора
»Atpum"

гвр 7.0 шп - Y2 К 07-/2 797 72 9

66-нм Водяная 
дренчерная 
секция и*у
щ & е *

Сушильная
камера 37,0

I —

5,0
1 _

т 72 6 сп-а 797 72 6

»з:
□
СО
о

н
§ **

£

1

|-
I
1
ч*
1
1 .

£  & Расчет установки пожаротишения 
Основными нормативными данными для расчёта 

установки являются: расчётная интенсивность орошения, 
площадь для расчёта расхода Воды, расстояние между 
оросителями и технические характеристики оросите
лей. все перечисленные данные принимаются в  соот
ветствии с СН75~7в S  зависимости от группы зданий 
и помещений, о cod емкостей технологического процесса 

8 них и строительных конструкций.
Общий расчётный расход составил не менее 

— расхода спринклерной секции-  22,8 л/с.
—расхода дренчерной секции

сушильной камеры — 7,2 л/е 
Итого: 36 л/с.

В результате гидравлического расчёта напор на  
оси наооса составил 35,4м. бод. cm.

2,3. Насосная c m  ам ии а 

Оборудование насосной станции обеспечивает  
установку Водяного пожаротушения расчетным 
расходом боды с потребным напорам.

5

Помещение насосной станции разместить на 
первом этаже станции обслуживания 8 осях а 2 "—щ 3" 
и„И 1 £Ч в Насосной станции устанавливаются два 
Насоса Марки 6К-Щ  один рабочий, Второй 
резервный с электродвигателями А’2-72-4мощностью 
30квт-, производительностью 33з/с, напором 
32 м. Вод. cm.

Аля поддержания давления В сети до  пожа
ра устанавливается импульсное устройство 
НУ-600, давление в котором поддерживается 
компрессором марки ГП-0.15 /70 модель 
ИЗ6 бг с электродвигателем A0AZ -Z 7 -2  
мощностью 15кВт. Заполнение водой
импульсного устройства производится пт се
ти Внутреннего производственного водопро

вода.
Аля заливки насосов предусматривает

ся пет а ллический да  к емкостью 600л.

2.4. Ремам работ ы установки пожаротушения

В нормальных условиях до  пожара вода В 
сети спринклерной секции и д о  узлов управления 

бренчерных секций находится под давлением  
сжатого Воздуха В инпульснон устройстве раВ- 
НОМЗ, Q  К  Г с / с м  г При возникновении пожара 
сигнализатор давления универсальный, установлен
ный на узле управления дает  импульс н а  
включение рабочего насоса; электро контактный на
нометр, установленный на напорном патрубке 
рабочего насоса Через 70 секунд бает  импульс 
на Включение резервного насоса .

2. в- дпоро/юмемис установке/

Опорожнение сети, спуск воды из импульсного 
устройства, спуск из бака для залива 

насосов, спуск воды при опробовании насосов 
производятся в  канализационнуло сеть 
Через трап с  помощью пожарных рукавов.

Привязан

Инв.ыг

2.6. ТрйдопроВоды и их крепление

Трубопроводы установки Водяного пожароту
шения монтируются и з стальных электро свар
ных труб ГОСТ<0704-76. Трубопроводы насосной 
станции монтируются из стальных водогазопрп- 
Вабных т руд ГОСТ3262-73, и стальных электро- 
сварных т руб ГОСТ/О704-76.
Крепления трубопроводов разработ аны В настоя
щем альбоме т ипового проекта.
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fiCc W ft
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Поз. Наименование Одозмач.

ГОСТ
Ед. Здание СТОна 20 постов 

Количество Всего Macciа,*г Примеч.нэп.HSffiSSBИ Д В Д В Е В В Един. Общ.
~ {асов 9*37л!с с рл. двигателем 6К-8У кони. — — — — 2 2 322 656

42-72-к; Ы-ЗОквт
г h \%1i В.30.0000Н и — — — — Г / 7/3 7/3
з Уонпрессор Q:/5tisftwtf. Ру/О гя-аа/а » — — — — / / /ОО /ОО

L4 РА. двигателем АОЛ 2-21-2; К? 15кВт1oSm1f3SBz
и *ак ёмкостью500л длязалиЗки насоаА шт. — — — — / / /90 /90

'рсситель водяной спринклерныйСПП/ЩШ7Ч600-ь9 99 — — в оо — /У О. /9 2.SS ’Tifttrt Чшп испит.
Проситель водяной спринклерный СП-72/rz/ г0СТ7к630-69 п Ц/5 3 — — — 7/72 0,27 17,71 HfAn/J/Sutt Хя и спит.

— jfcоситель водяной дрен черный АП- 72 Г0СТ7У63059 99 — 2 У 6 — /2 6/9 \з,22
\------

~Г_
6

Узел Оправления дч 66 ГЛ -65 99 — — ~ПГ 3 3 /в -14-
Узел иправления 9и /00 ВС- 700 // — — — — / / 57.2 \ 37.2

7 Задвижка ру/О 9и200 зочббр »/ — — —- — 5 5 /25 625
8 То же 9у/50 ЗОчббр " — _ _ — 7 7 77 539
9 Задвижка Ру /О 9ч в О 30ч ббр « / / 29 29
{0_ Ил алан од ратный Зу/50 ХА У к075 ч — — — — 2 2 5/. 2 62. V
£_ Клапан обратный

Ру/6 А и 20 У А кк075 / / /6,7 /5,7
/2_Клапан обратный падь гмный Уи25 15нч 1/р // ! — — ! — 3 3 /.О 3.0
73 То же ду/5 /6*ч 17р // — — — — / / 0.50 0.50
/к_Ушпан предохранительный Ру 76. Зу/5 17а Инш » / / 2.60 2.60
/S " ЗубО /5чвр ч _ _ — — 7 7 5,70 39.9

jtfLj То же 9у 25 /5у Sp ч — — — — 6 6 /.75 10.5
17 Вентиль мчфтовый Рч/О; 9ч/5 /5 у2р ч — — — У /2 0,75 9.0

JL U 2у65 /5у$р k — ! — — — / / 1У.О 1к.О
w Кран Водоразборный КЗ- /5 Г0СП906-7О . ! ~~/ /
20Ын рровно-спускной Ру 70; 9у /5 10626* ч — — —- — / / 6,27 \0.27
27 Уран пожарный Руд; 9у 65 шт. — — —г~ — / / — ! — апниимхп /6 ер

уран трехходовой Р/76; Ру 75 «В Mr шт. — — —г — 5 5 0.92 5.0
Уран разобщительный! Эу/5 Г0СТ2602-79 ж — / ~7~ / — 3 0.2$ j 6.2У
Запорное устройство указателя уровня /2625* 99 — — — — / / 2,$7\ 2.27

Переходы бесшовные привариыеГОст1Б7$-т*
Z2_ Переход3279* в-759*45 It — — гг~ -Г‘ 2 I 2 5.30 /0.6
23_ Переход У159*У.бЧ01*к.0 • — " -~г — 2 ! 2 2.90 к.го

Переход Кв9*3.5-5ЪЭ.О * — —- —~— 5 I 5 0.60 3.0 вороне*
25_ Переход К76*3.5-57*3,0 ♦ — — “ИГ — : / I / I О,кО 0,40
26 Переход К76* 35-32*25 * — — — — / ! / 0.30 0.30
11’ Муфта УО Г0СП966-73 * — — и г -ГГ / / О./09 0.709

т \0.02/ 2,ZVМусрта 75 17СП966-75 # коо j jГ в /2
Отводы крчтоишнутые бесшовныг ___J

- “ п пив о оные ГОСТ /7375-77 j

п Отвод90* 57*3.0 * — — — ~ Т 20 27 0,60 /6,2

и

Роз. На именование Одознач.
гост

Ед.
изн

Здание СТО на 20 постов 
Коли vест 0а всего Масса кг

Един. Общ,' Рехц&i Секция,с Рсщлi Секцияi Насосная,
29 Отвод90* 76*3.5 шт, 3 — /о — 5 /$ /.20 2/.6
50 Отвод90* 29*3.5 ч — — — — 3 3 2.80 $,кСг

3/ Отвод90* /59* У. 5 It — — — — /О /О 6,9 59.0

52 ОтвадбО* 2/9*6 // — — — — в в
33 Отвод90* /08* V. О // /5 — — — — /5 2,86 52

Зк П>ловт соединительная TM-so гост п-16 // — — — — 3 3 0.22 0.66
35 То же ГР-5 0 гтпп-76 и — — — — 2 2 0,32 0.76
56 Головка соединительная ГМ- 7/7 гост а -16 п — — — — / / 0,33 азз
37 То же ГР- 70 т т п-76 // — — — — 2 2 0.52 /,Ок
38 Сиа>он СФ- //OJ Г0СТ692Ч-66 „ — — — — / /
39 Раковина стальная РСТО- / ГО СП 63/-75 и — — — — / / 7.70 7.70

ко Манометр 06Ml- /оо//-/0*2У ГОСТ2405-72 и — — — — Z Z о.б$\ /,Э6

W Манометр OSMI-wo//- /6*25 ГСС72Ч05-72 h — —- — — / / 0,70 0,70

Заглушки эллитииескиг ГОСГ/7379-77
Заглушка 32*20 ь — 3 9 В — /5 О./0 /.50
Заглушка 32*20 ч — 3 4 2 — /5 0./О /.50
Заглушка 45*25 ♦ т — — — — /89 о./о /2.9

& i L // 8 — — — — S а зо 2,кО

Фланцы плоские приварные ГОСТfttw-вс
Фланец /50-6 и — — — — Z 2 к39 2,78
Фланец /0О-/0 ч — — — — к к 3,2/ Ш к
Фланец /50-/0 ft — — — — м /к S.9Z SB.U
Фланец 200-10 ч — — — — /0 1о $,05 20.5
Фланец $0-/0 2 2 Ш 3,6$

Рукав пожарный льняной Зуд/; Р*20м Г0БТк72-75 и — — — — / / 36/ 36./
/ккав пожарный льняной $у 66; $*10м ГОСТУ72-75 ч — — — — / / з м 39, к

Точбы стальные Во дошло проводные
Г0СТ3262-75

Труда /5*2.$ м — — — — т о /05,0 /,28 т к ПтнакП.
Труда 25*3,2 ч — — — — 36,0 36.0 2,39 8 Ш

Трцда. 50*35 * — — — — VS.0 НдО VJS 2/9.6 :
Трчда 70*9.0 н — — — — 5.0 5,0 7.05 35{25

Т П  5 0 3 - 4 - 3 9 . ВБ П Т Т
Га.инж. Слкудин ZJC ъ*/\ Сшанний технического . обслужиьаний 

легковых АвтомобилЕи на 20постовТИП _Кииинтт Х З Я -poff
Привязан ! к т Терентьев *’*vw Аытюмагпическое

П05кАР0П1УШЕНИ£
Стддия Лист Листов

ГЛ-СПЕ.ЦКобылянсм; r^v РП 9Ц-лочтдЛбрняк S ix
Рук, гр. Паси хоаХ]iu&tZ Сп ец и ф и кац и я

начало

гпи
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в д о зн а ч .
ГОСТ

л .  1 Здание СТО н а  20  поста 8\ I М ае с а. кг 1
Примеч.изп —  1 1 1 1 II —

S S S S 5 2 5 E S S E S E S
Всего

Един. Одсц.

Труды стальные злектросЗарные
Труда /1*2 Г0СТЮ70Ч- 76 _ р — 25 5 0 УО — /75 0.78Р P0t73

4 ГОСТ 7 0 7 0 5 -6 3

Труда 32)12 ГОСТ707СУ-76 иг — 70 — — — 70 7.48 7У, SO
4  ГОСТ 70705-63

Труса ^ *2 .2  ГОСТ70704-7$
— // 20 75 20 S.O 6 3 2.05 729.2

4  ГОСТ 70705-76
—

Tpvfa & ’ г' г  гасгЮ 7П -7б Л 7/70 — — — 7770 2,32 27/УА
4  ГОСТ70705-76

// _ _

1----------

Труда *7 *2 ,5  ГОСТ7070У-76 50_ — 8.0 _ 5 J.p _ 3,35 /94 ,9
4  ГОСТ 70705-63

Труда 73*2,2 ГОСТ70704-7$ // 790 — — 3 0 /7.-0 237 5.876 1

4  ГОСТ70705-63
—

Труда 774*3. О ГОСТ7О70У-76 t
■ ■ ■  ■ ■ ♦ 200 — — КО 2 0 8 0 8.27 /707.74  ГОСТ70705-S 3

_ I T
32.77 32.77 7282 470,2Труда && *  гост /и ... ■-?$ j * —

4  ГОСТ70705-6  * •  |

Труда 279*4.5 ГОСТ 7070 У-76
1

77 — — — — /877 76.0 3 /5 2 567,0
4  ГОС Т <0765- 63 Г

Труда Ч^гпсг % 7о[°™ 1-Т7д~ и 6.77 6 .0 5 .9 5 35.7
Трап Т 700 ГДC77S 77-73 ь — — — — / 7

Труд га  20- 2,5-320; 8* 7500 Г0СПЧУ6-74 / / — — — — 7 ~ / 2,377 2 .3 0 4л я чн-
пушном.
1/Срроиа*Зс.

/
Угольник 25 П7СП9У6-73 / / — — — — / /

Прокладки из резины техническое 1

ТМКЩ-0-3-7.3 ПластинаХ TCCT733S-77 I
Ху 700 / / в 5
Хи/бО и i /2 /2
Ху 2077 и 70 /0

\
Сталь горячекатаная ксиелая |

JSpyz ~д_7Р__Г77СТ25рО-77щ р:{0СОн/Ч turn. 6 6 0.676 3 .6 9С/п 20 ГОСТ7050-6(7
\

kput J M -o e n m s  e. im ,n // 3 3 7.52 4,7*7Cm 20 ГОСТ7050-60

Hpyz Ш 1РСТ25Р0-77 еиш м н. // 8 8 2, У 7 79.76Cm. 20 ГОСТ7050- 60

__

— — — ш»

—
!
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03. Найдено Ванис
Одаэноч.

ГОСТ
Ед.
изп.

•Здание СТО на 2/7fw cmа5

Р&ШН1 Ссщс*. Гиуя Ссшхшхпгтя
Кали и ест б  а всего

Масса, к г

ЕЗин. Одсц
Примеу.

Т П  5  0 3 -4 3 9 .8 5  П Т Т__и.-Сьинж САкулин Спганция ТЕХНИЧЕСКОГО обслуживания 
ЛЕГКОВЫХ АВГПОМОБИЛПЙ НА 20 постовЛИП Каплинскнй

Привязан КАЧ.0ГПАЗжР£Ш2М5 Двтом/*тичЕСкаБ
ЛОЖАРОГПУШЕНИЕ

СтлАМ Аисщ Листов
Гл.СПЕИ й>бьмйнсШ JZX РП \0Н.КОНШР. ЦЕРНЯК ' £osi
Ру к , г р . Пасиуоь/ГГан'ГГ Спецификация

ОКОНЧАНИЕ

гпи
СПЩА6Т0МАТИКАЛенинград

Де а .ик* _Бор 15ZZ
ИНВ.Ы2 Cm.WBJc PEMHUAH ш п 5&i\

IU3&-01 <$ Формат А2
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Условные обозначения

° Крепление трувы dyto к стоке каркасаХНгЦО. х  Крепление тр/внвуУО и прогонам С KZZ.
*  Крепление труви d/W порогом/1ff30. * Крапление mp/JefysqWu&n прогонам £№90.
К Крепление np/iudf 80 н прогону £  Н*90. % Кргпление труЗы dyKO н прогонам С  №30.
** Кртление труви dy70 к есЗоцементнаипфггсро&нг.

ТП 503-4-39.8БПТТ
СГПАНЦИЯ ШЕХНИЧЕСКОГО. ОБСЛУЖИВАНИЯлегковых АагпомовилЕИ на 20 постов
ДвтоМАШИЧЕСКОЕ
пожарогпушение

^ИЗЕЕВЗКПИЗЯ

Крепление труеопрово- Аов пожарогпушения
РП //Т ли

СПЕЦАВТОМАТИКА/ЕНИНГГДА
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/. Неуказанные предельные отклонения размеров 

отверстий Н7вг Валов hW, остальных -
2. Сварку производить электродом ЭЧ2 ГОСТ9У67-75.

3. Опору окрасить £  цвет т рубопровода.

/

frvT 8troCT2S9Q-7t 
ЛНУТ Сп. 3 ГОСТ535-70

1

4 О б о зн а ч ен и е Н аи м ен ов ан и е
npuHeva

н ае

]_ Тяга
&KCTpteequ2с Варне?

2_ С к об а
\\f В в ГОСТ/9903-74

2Cm3Cm3./VCr/6SZ3-70

Г

\± Болт б /0 *д Б . Б в
ГОСТ 77PS-70 г_

5_ Г ай к а  б /д .Б
Г&СТ6&7Б-70 Jl

ТП 5D3-4 ЗЭ.8БПТТ

Привязан*.

Инг. Я*

ШП.

НтУР-НТР-
РУК. ГР.

КдплинскиЕ
НАЧАЛА Терентьев
Испец кЬсьмянскд

ЁЕРЬУК
ЛАСИДОМ
щ .

ПМг.
ffTfr
ffT fr
an
Шг.

Сгпанци;
дсгковь
____  Я ГПБХНИЧЕСКОГО .ОБСЛУЖИВАНИЯ

ЛСГКОЬЫХ АВГПОМОБИЛЕИ НА 20 ПОСТОВ
ДвтомлтичЕскоЕ
ПОЖАРОГПУ ШЕНКЕ

Сталия

Опора для крепления шрубы 
d/SQ к Авутлврлм

Нг90 и isle 50

РП

Лист

/3

Листов

гпи
СПЕЦАВТОМАТИКА 
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{.Неуказанные предельные отклонения разм еров: 

отверстии П/У, ва л о в  остальных -  ^gr~.

2. Сварку производить электродом 9У2 Г0СГ9Ув7-7в.
3. *  -Размеры для: справок.

в. Опару окрасить В цвет трубопровода.

I
1 $ Обозначение Наименование Hoi Приме- 

г Уание

/ Тяга /
кшстругцих
сварная

2 Серьга
4.,-„ вбгосгтаз-74
^ /W ЗСп. ЗГОСГ{6523-70

3 Скова
ез тстшоз-ту

233т. 3 П?стЗ?3-70

5 Болт 7U0*35. SB
ГОСТ 779S-70 2

6 Гавка М/С. 5
Г0СГ59/0-7О 4

Т П  5 D 3 - ^ - 3 g . S 6  п т т

СШАНЦИЯ ГПЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
ЛЕГКОВЫХ АВГПОМОБИАВЙ НА 20 ПОСШОВГИП КОПАННОМ №

Привязан: Нач.ога.Терентьев т . ЛвШОМАГПИЧЕ СКОБ 
ПОЖАР ОГЛУШЕНИЕ

11

Лист Листов
Гл.спни. КЬЬЬМЯНСКА* пек.

РП /ЧHkqhtp. Церйяк W r -

Рук.гр. Пасихова- т
о п о ра  для  .к реп лен и я
ГПРУБЫ dyAO К ШВЕЛ
ЛЕРУ tfS30.

гпи
СПЕЦАВТОМАТИКА

Л енинградИнв.кг
£ЬШ2&
ИЮНЕМ.

Pop

zuss-oi /7 CDr>n**<~~**
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/Неуказанные предельные отклонения разм еров: 

отверстий Н/Н, Валов hM , остальных±

2. Сборку производить злектродам ЭН2 Г0СТ9Н6 7- 7д  

3 * —Размеры для справок.

Ц. Uпару окрасить 8 цвет  труоаправа&а.

\i 1 Одоэначение Наименование Кал.
Приме
чание

/ валка /
Цх&еррярй
сварная

2 Тяга /
Констру/еци
сварная

3 Тяга /
(SSfXtVft/PUtP
сварках

if Хамит
5 /у .-  fl& ГОСТ259Q -7{ /

' Г^С т .З roCTS35-7ff

6 /а й к а  М в.З
Г0С ГЗЯ{5-70 S

ТП 5D3-4-.3g.86 птт
, технического .обслуживанияЛЕГКОВЫХ АВШОМОБИЛБИ н а  2 0  п о с т о в

ЛетомАтическоЕ
ПОЖАРОГПУШЕНИЕ\Я<Пг,

r{£h Опора для крепления  
Ш  трувы dyUо к

С ь ш
РП

Лир.ш
/6

Листов

гп и
СПЕШБТОМАТИКА

ЛЕНИНГРАД
ШЭ8-07 13 Формат £2
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/.Retf казаннЬ/е предельные отклонения размеров: 

отверстии ИМ, Валов fr/V, остальных ± Ц ^ .

2. Сборку производить рлектродом НС2 ГОСT9 УС 7-75. 

3 ? -Размеры для справок.

С. По Окончанию монтажа трубопровода срезан

ную теплоизоляцию Восстановить.

] 1•*> 1 О б а зн а  ч с н и е Н а и м ен о в а н и е Нол,
Приме
ч ан и е

/ ГЯ2а /
кЬ/ктрукци*
сварная

2 Х онцт

fa cn  S3 ГОСТ/9903-74
30/773 ГОСТ/6523-70 /

к Волт  М /0*35. 32
ГОСТ 7 7 9 2 -7 0 /

5 Гайка М /О.5

ПОСТ 5 2 /5 -7 0 2

Вн L { и

*/0 2W <25

1S /7 5 / / 5

Привязан:

.nasals____

ГИИ Камински? 1ЯП
Начота Терентьев
0Ш1£Ц № А»НРМ
Н. контр.ЦЕРНЯК

1МП
1 J / .M

NM
Рук, гр- 
CHLHH2K 
ИНУЕН;,,

Ласихом" & W
бор •

tiff
tf/f

т п  5 о з - 9 - з а а в п т т
СГЛЛНЦИЯ ГПЕХНИНЕСКОГО обслуживания 
ЛЕГКОВЫХ АВШОМОБИЛЕЙ НА 20 ПОСШОв

ЛвтпОМАШИЧЕСКОЕ 
ПОЖАРО ГЛУШЕНИЕ

Опора лля крепления
ГОРУ© оу32иау/5 8

КАМЕРЕ *Аонт*
2U98-01 го

Стадия /ист /ИСТОВ

РП а

СПЕЦАВТОМАТИКА
Ленинград

Ф орм  a m  4 2
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/. Неуказанны* предельные отклонения разм еров: 

от верст ий A7V, Валов h/Ht остальных ± ~£—

/  вверху производить электродам В  7/2 ГОСТ9 0 6  7- 75<■ 

3 * -Размеры для справок, 

й Опору окрасить 8  цвет  спрудапроВода.

1 1 1 ОсГогна ч ем u s в/ехим енавам ие кол.
Приме
чание

/ Тяга /
foram/ущ а
сварная

£ Хомит

иСГП3  От 3  ГОСТ (65Z3 -70 /

—
Болт МЮ *35. 52

Г0СТ779&-7О /

5 Гайка М/0.5

ГОСТ09 75 ~ 70 2

I

d n L i Lz

а /лг т

РО W S /87

ТП 503-4-39.86 ПТТ
Стднаия шьхничкекого. овслуживания 
ЛЕГКОВЫХ. АЫПОМОРИЛЕИ на 20 постое».гип KAnAHHClCHV ffHr

Привязан : Нач атл Терентьев ffffr Автом лтичЕскоЕ
ПОЖАРОтуШЕНИЕ

Стадия Аист Листов
ITwcncu. KoblWASWCXAS f/S *.

РП f SН контр. Черняк /Г ."
ft.Рук.гр. ПЛСИХОВ* Опора для крепления 

ш руб ау {5  и ау32 к
ЛеУГПАВРУ N!50_ _

гпи
СПЕЦАВТОМАТИКА

Ленинград
Сп\ияж F od W '-'S ш

ИншМг__________ ИнжЕн ----F-------- f Г -—1 4

гн и -о7 21 Формат А 2
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Ведомость чертежей основного комплекта Ведомость прилагаемых и  ссылочных документов

Вист Наим енование Примечание

/ Общие данные. Начало.

г Общие банные. Окончание.

3 Окема электро гидравлическая структцр/тя.

В Автоматика и контроль. Сгема электрически* 
принципиальная. Начала.

3 Автоматика и контроль. Схема электрическая 
принципиальная. Окончание.

в длектроприВодь: пожарные насосов. Схема электрическая прчмиипиальнак
7 Сигнализация о работе установки. 

Схема электрическая принципиальная.

г Схема электрическая соединении.

9 Размещение электрооборудования и 
кадельных прокладок.

W
Шкаф управления Ш/.

Схема электрическая подключении-
И Шкаф управления ШУ.

Слепа электрическая подключении.
12 Ящик сигнализации Я О.

Схема электрическая подключении.

Обозначение Наименование финечангл

Прилагаемые баки стенты

mso3-v-3ff.se/7rs со Спецификация оборубоВания

Основные показате/ш проекте*

/. Напряжение питания установки:

— Оси о Внай В Вод ~  ЗВй/zZOB

— Резервный В В од ~ 320^220В

2. Мощность, потребляемая установкой:

— В дежурном реки н е 2к&т

— В режиме „ Тревога" дВквт 

Д Извещатели пож ара ГП-42.

Проект Выполнен В соответствии о  
действующими нормами и правилами ц с 
учётом требований безопасной эксплуатации 
установки В условиях пожароопасного 
производства.

Главный инженер проекта: В.И.Иоплинский

Привязан

ТП 5 0 3 -Ь -3 9 Я Б  П Т З
Станция техническою обслуживания 

регковых автомобилей на 20 постов
Автоматическое
пожаротушение

Стадия Лист I Ли ста 6

Общие данные. 
Начало.-

РП /2

zi i st -on гг

„  ГОН 
СпецпВтоматикаЛенингрегЭ

форматА2



Пояснения к проекту
/. дбгцая часть

Проект электротехнической части установки водя
ного пожаротушения Выполнен на основании сле- 
дующие документов: ,

задания на корректировку рлсктротехнической 
Части проекта уст ановки авт омат ического пожа
ротушения для ст анции т ехнического обслужива
ния легковых автомобилей на 20 пост ов ;

СНиП г . 04. 09-84.
Проектом электротехнической части предусматри

вается электроснабжение и автоматизация уста
новки водяного пожаротушения, сигнализация о её 
работе и состоянии ее основных параметров.

2. Основные проектные решения

в./, автоматический пуск установки водяного 
пожаротушения предусматривается от контактов 
сигнализаторов давления на контрольно пусковых 
узлах секций. . г _ . _ ,

Выбор в качестве подудителеи срабатывания 
установки спринклерных побудительных линий обос
новывается возможностью появления при пожаре 
источников тепла и наиболее полным соответствием 
их параметров особенностям защищаемых поме
щений.

2.2. Для сигнализации 6 помещении дежурного о  
пожаре и работе остановки принимается ящик сиг
нализации.

tJ5 2.3. Зле кюри ческой схемой предусматриваются
^ следующие виды пуска пожарных насосов:

автоматииеский;
местный /от кнопки управление в  насосной станции). 
При невыходе н а  расчёт ный режим основного 

Насоса предусмотрено автоматическое включение 
резервного насоса  черев промежуток времени н е оа -

установки проектом предусмотрены выходные кон
такты, которые сблокированы с электродвигателями 
вентиляционных устройств (сн . альбом  £7 ЭМ 3M/SJ

б. Работа установки

При возникновении пожара и срабат ывании п о 
дуди тел ей автоматического пуска происходит ср а 
батывание секции Водяного пожаротушения и форми
рует ся командный импульс включения пожарных на 
сосов. S результате по подводящ ему, питательному 
и распределительному т рубоправодан с необходимым 
Напором Вода подаёт ся к оросителям В защ ищ аемом  
помещении.

Одновременно в помещении деж урного включают
ся световые и звуковые сигналы о пожаре и работ е ус
т ановки.

4. Электропитание игтамовкц

4. / Установка водяного пожаротушения явля
ется потребителем электроэнергии Ткат егории  
и питаопг/ся от дву х независимых ист очников.

Основное электропитание осуществляется 
от X  независимого источника питания напряжени
ем 3B0/Z206, 50Гц рверазь/- ноль сети).

—Резервное электропитание осущ ест вляет ся 
от й  Независимого ист очника питания напряже
нием 380/220В, 50Гц рЗсрази - ноль сети).

Потребляемая от каждого ввода мощность 
при пожаротушении составляет 33кВт.

В дежурном режиме потребляемая от  каждо
го  В вода  мощ ност ь не превы ш ает  /. 5  к Вт.

4.2. Электроснабжение установки пожаротуше
ния осуществляется О т  КТП и /4Ш Р f сн. Альбом 
W  черт. Э М -3 ; ЭМ- <6/.

5  Размещение о бор и до 8ания и ка Эе льны в 

прокладки

6.1 Электрооборудование установки разм е
щ ает ся .

персонала от опасных напряжений м огущ их Воз
никнуть на корпусах элект рооборудования о 
результате повреж дения изоляции  предусм о
трена Зануление корпусов электро обор уда  Вог
ния .

6.2. Зануление элекпзроодо/оудавания выполня
ется мет аллическим соедин ен ием  е го  корпу
сов с нейтрально сети элект роснабж ения  
объект а, иля чего  использу/отуя н улевы е жилы 
п и т а ю щ и х  уст ановк у к а б ел ей  нулевы е п р о 
вода п р о в о д а , прилож енны е совм ест на с  прово
дами других назначений и  ст альные т руды  
электропроводок.

букёенно -цирроёые обозначения 
ё принципиальных электрических схемпх 
Выполнены нп вязе изделий Донецкого 
энерю за& оЗя.

2.4. В помещении насосной станции водяного по
жаротушения предусмотрена световая сигнализация:

_ о наличии напряжения на основном и резервном 
Вводах электроснабжения;

а б  Отключении автоматического пуска пожар
ных насосов;

о состоянии уровня воды 5 пожарнон резерву
аре;

неисправность соединительных линий в  Л 4.

2.5. В помещении дежурного предусмотрена 
сигнализация.*

о пожаре/срабатывании побудителей автома
тического пуска установки) ; 

о пуске пожарных насосов; 
о начале работы установки; 
об отключении автоматического пуска по

жарных насосов.
2, в. Для блокировки принудительной вентиля

ции в защищаемых помещениях в момент пуска

£ помещении насосной станции; 
в помещении дежурного, расположенном В 

клиентской. 9
5.2. кабельные прокладки S помещении насос

ной станции выполняются открыто по стенам  
кабелями т ипа  АВРГ.

б. Мероприятия па безопасност и

оделижибания установки

б /.,. Исходя из наличия на объекте сети элек - 
траснаажения напряженней 380/2203 с слухозазем
ленной нейт ралью , для защ иты обслуж иваю щ ем

Привязан

Пнв.Пе

П.анн.
ГНП

Ч.кОнгщ,
Нач.отбЪрМпбеВ

ЖПспец.

Вев.имх. Шал ар а /

7/7 5 П З -4 -Ш 8 Б  П Т З
Станция технического обслуживания 
легковых автанобилео на 2д постов

Автоматическое стаМ Ласт Ластов
пожаротушение РП 2
Сбщие банные. Спецавтонатика

Скончание Ленинград
2US& -07 23 фтр**-**
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|| А В^именование Защищаемых 
помещений, оборудованных 
автоматическим пожаротушением

Нлвгщатела
аамгапа Вринееание

Тип вол.

/ ж Помещение СТд на 2д постов; 
комната отдыха; комнаты 
адщ ест Венных организаций; 
кладовая снятых деталей; 
кадинет техники дезопасности; 
комнаты Мастеров; вестибюль; 
кабинет директора; контора; 
архив; приёмная; буфет; 
подсобное помещение.

M-f2 Звб

г I !{$

0П-{2 Z

3 I Камера л Афит" СП-<2 ч
ч I Рушильная камера С/ГА2 6

П одВ аЯ ящ ии глрудолровад

Основной Резервный
Насос Насос

Ж

Ннпулйснвм.

устройства

dcmpoucmBi
Контроля
давления

t
i

Шкаф управления 
а контроля 

ШЦ
~ ж

о

Компрессор

Резервуар с Водой

f
Заполнение 6о Зой от 
сети Водопровода

Воздух нз 
атмосферы

\/
Шкаф управления S&qt/r сигнализации

двигателями Насособ Ш
- т ________ Ч/\ ><

Вогнал изаиио о  работе
Пожарных насосов 

Вигнализаиия о пожаре, о работе остановки и
состоянии еВ основнш параметров 

Контроль давления сжатого воздцха_
Привязан

ffHi.f/S

£HJLШтор
Икплшгати Tl

шт\
Ш
&гд.ош.

Василин

Наракушиь
ТсргнтыЛ

Шапиро

J Z I
ТП 503-^-39.85ПТЗ

Станция технического обслуживания легковых аВтомоаилеи на го постов
Автоматическое
пожаротушение

Схема 
электрогидравличесхая 

ст рикт ирная

СтаЯпВист /остов

ВпеиаШом'ецаВтоматс
Ленинград

m ss-01 z i Форм am /2



I
4

Контакты в  схему 
сигнализации 

см. лист 7

452

%т 1 /5
Ч|| I

1
Z

5

1 *

*

нет
напряжения 
на основном 

Вводе

1
Певртвениг

в  цепях 

питания

$

3

обрыв
соеванилтшых

Линий
стнализато 
раВ давления

1 Утечка 
с Warn то 
воздуха 

из
пневнодака

г г о в , 5огц

Проверка
ламп

Л и аграм м а зам ы кан и я  кон т акт ов  
за ек т р о хон  т а кт мыу н а н ом ет р ов

Обозначение
манометра

контакт занннчт  при давлении
/ - г /-3

SP9 9 ... з ,г —

SP/0 О... 2 .S —

24

ли, лег, 
п о, лхв

лхн/,
ЛКН2
7кя>/,
ЛКФ2.

АСА
ЛСД/,
АЗ

РВ(
Р&2,
РВС

РС/~РСЧ
NzJUL
РСА1

7Ш Г 
_р?3__ 
РП2. 

PAJP&
МНР/
РКФ2
РПН.

ГР

Арматура светосигнальная
Т4/6. 333. S i2-73

АИр

Ррматира едетосимсельная 
r  ТУ/6. 935.__522-76

То же

Аме

Реле Времени пневматическое _
РВО 72-522г УУ. ТУ/6-523. 472-795
УелгГВремени пневматическое, ~
ееп W—Wfj:H3-47Z&£_
Рёле. промжяситанное РПУ4-3/3 
ТУ/6  -523. 53 У-77  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

То же
У004 с  

УАЗ. 523.55У-71 £  
РИА- 2204

геле промему.тю иное РР6~ 4 
при с то 6tqu  ПКЛ- 2204 Ту/6. i  
Реле промежуточное Р/7А-

ТУ/6. 523. 5*4-72 Е_________________
Рёле контроля трёхаоазносо 

напряжениЯЕЛ: /а-/уЗ[ру/р^Р2ГЗ. 57У~ 7Р 
Пускатель ПМА-//0О с простсгдко О 
Пхл-2204 ГА/6. S2i/y37 -72__________

арматор-
/67/0-76

ОСИ- 0.6343

2206
Цвет зеленый SP5-. SPS

т
Ц$гт мелочный
------z m ~ ~
ЦВет молочный

~ztoa
2206
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*2208
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Контакты В схему отключения Вентиляции 
/см. альбом YL лист 6 M -/5 J

!^Z j& Jl_PH3 23 27 РВУ 2S
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Пол.
обозна
чение

W..SPV

SPSSP/O
OF
vL. уч,
Y5- VS
М3
Ш4

c/... cv
С2/

c//... m

63, ВУ

SB

60,67

-4±

6У

/2- M-2 
Ш-АЧ-3 U I . . 
A22J23, 
A26,AZ9 
450353 JS4
Ш<Р
JOtO

&QC
Wo/./кнез
kOA

НаиненоВание

Сигнализатор

To же
Нанометр5КМ-/У РЛектроконтактныи 

ГО СТ /3 7/  7-74
Вы клю чат ель а в т о м а т и ч е ск и й  
4ГТ506-Э М Т, Т У /6-522. 066-75

Лиод ГА /056 TP3 362. 060. ТУ

длектродвшателВ А0Л2’2/~ 2 Абквт

Шкоср управления Ш 0ИУОО/М- ООО*/А

Конденсатор //6Г7 -2 -  2/00- /~Ж

О т  462. 023. ГУ  0ЖО. 462, /24ТУ
Выключатель автоматический АВЗР7 

ТУ/6-522. //0-74
Переключатель универа
у/Тзз/з-А 'зег тУ/в-згч.

альныи
074-75

Выключатель автоматический 
АП50- 2МТ ГУ/6 -5 22. 066-75

A uod A 242 А АО. 536. 205 ТУ

Аи*д кремниевый АСА /05Г  

Лиод кремниевый 4.2265 

Щ63. 362.002. ГУ-/

Выключатель кнопочный /65 -О//Уз

ТУ /В-526. 4 0 7 -7 5 £
быкЛЮЧam ель кнопочный 
ке-о/243; ГУ/6-526.407-765

Кнопочный
КР-0//УЗ ту/6-526-407-755

П/§ г * ло Г н /-7 7  П™ -”>

Вол.

Шкала /тбкГс/сн*

/В

/2

Примеуамие

/р*6.3А
2резерВных

4йО&

ГР=/ОА; Гете. *27/1
Рукоятка
овальная
7р  -  4л , ЗАГ /П

Псп./
Толкатель
Черный

//со./.
Толкатель черный
Т/аТ2.

Толкатель черный

/. РезерВные цепи контроля срабатывания а  исправно
сти соединительных линий сигнализаторов давлена 
необходима за шунтировать диодами во шбексание 
Аои/нв/х срабатываний.

Лиа гран на  замыкания 
контактов переключателя S s

L29

— у5 о _  Отключено 

•+• 45°  — включено
Привязан

‘#ЯП/а

777 503-Ь-Зд.8БПТЭ
К С . __  Станция технического ,
- y V ____леековых автомобилей на

обслуживания
2(7 постов

Автоматическое
Мок/аротушеНие

(modes Аист

Автоматика и контроль. 
Схема электрическая 
прчниипиальная. Начало

РП
AucmoS

Спеца/т/тематика Ленинград
2-119% -0ч /5 ФаоматА2
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Перечень элементов

Поз.
оЗозачг
ние Наименование Кол\ Лримечсгмие

УС- Яшок се/гналегзаееииЛА//У50///-СООУА /

ЯВ...РЗ &зиспторвЗВ'25-2.2к0н*5% ГССГ65/3-75 3

ВВ,В2 Выкзюитпель автоматическийAfB/iTy&SZZ-ee*12

М М 4ио5 КренниеВый 4.226 Ш63.352. COZ ТУ-В г
звв Риоенс согнал зная С СВ 7У 25 • 05-/СвУ-7б / *2206

з£г
■ и7-  —- " "
3Вонах переменного тока ЗВЛ-2207УВ6-Ш / *2203

-OS9-76

КнОВ-№
Вне/ Кнопка КЕ-О/Ш TMESES. 407- 7SE У Исо.2 тая/с. чёрный

Рнег kbamra КР-0В/УЗ ТУ В6526. 407-706 / Исп.Зтелк, черный

ш щ

1а1I is 2203

аоав- лоь ТУ/S. S3S. £22-76 Цвет вслый

ш .т х
WftA№ 1
АЗЧ, №
ахнз. аса

АПА
М-ЛНЮ Арматора светосигнальная АМ£ /о *2253

W fS.S3S.SE 2-76 Цвет красный

ла,лог Арматура светосигнальная АМЕГУВо.535.5Ш6 2 •'2203. цвет зелВньш

Ад, АП Табло cSemoSet 7SS-2 TS//S-S3S. V2V-73E 2 ~22С&

PPtf I 1 1 | \ / *2203

ПМАВВОй с приставкам С/СЛ220У ТУВ6.526.43T/J
РПВ-РПЧ 
Ренs рп с Реле РИА 22в  У с  приставкой ПЮ!2£СУ 5 * 2203

гувв. 523.35Л -7 В

РИСВ Реле инпчлбсмой сагмализашш 2 Переднее
РИСz РИС-ЭЗМ ТУ/6-523-3//-72 i'траспосенвАение

777 503-Ц-39.8БПТЗ
Станция т ехнического обслопеиваниз ---- 7Й/У автомобилей на 20 пост ов

Автоматическое
ггохсаротушгниг

Стадия

Сигнализация о работе истанобхи. Схема ялermpuvec рая прп/миипиол ьная

Р Л

Аист АеетоВ

Zf/SB-Ol гъ
Спецаfmonг  тика АенинграО

fopnam 32
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с м

W rap упраВления ц// 
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j
Начало

КаеТелог ггриЗпгЗ 7/>у5а,
Нетал лируто ■  fj0* Ф 0 ЛЖ Ш 0 »  mm < » « .  Д

ft* К онец СЗсэнаисние- 
но ГО С Гу Т Гу & !•неил

Алина,н£
СЗознаиение 

’ по гаегго. ТУгг
Алина

ft
~~2~~

, г/ринечание 

у/
/ Сииеали»атар о сЗл Гни о s f f

«5
Сажвинительная хооо Зла СК/

У
4763 ЗП *70]

.
4.5 ГруЗна /7ХВ 0.5

Z Та * t  SPZ То нее /7ВЗ 3f/>/,0l — 4.5 Та нее 0,5

5 "  SP3 "  o n л е з  зр гА О } — 4.5 л 0.5

9 '■ SP4 и 7JB3 3/4*4.0) —— 7.5 л 0,5

5
Ш*ау> угузаВления •' Ш АВРГ 2 *2.5 — 5

В' То нее * СП А ВРГ2 *2.5 — 5

7
Сигналил остер 
ВоЗлгния SP0 " с  КЗ .753 3/4*4.0) — /5 ТруЗка 0X3 0.5

S То нее *р5 ф лез з р и м ] — 75 То и  е 0.5

9 «  Sop ♦ CKU 053 J  /4*4.0/ — 7.5 г/ 0,5

70 A SP5 0

АВРГ 2* 2.5

- 7.5 // 0,5

47
Югиер управления * С КЗ — 70

72 То нее " оку АВРГ 2*2.5 — 70

43 0 Шрар> упдрВлениь МРГЗ'*4+ 4*2,5 5

4Н // То нее А8РГ3**4+4* 2.5 5

75 и А АкВ8Г40> 2.5 5

45 л Сое Винит ель на я 
КороЗеа CKS АКВВГ 40*2.5 5

77
Шеаер

ипоабления Ш4 То лее А КОЗ Г 40*2.5 5

75
Я * - — --------------

Шиаср
управление Шч

Зл. Агонтахтньш 
Нананетр SP? АВРГ 2 *2.5 5

49 То нее То меж, SP/C АВРГ?* 2.5 75

20 ВлггтроЗВигатсль Шгаф
управления и// АВРГ3* 45+ /е 40

— 75 Трупа 32*2,2 3

24 УлехтроЗВоеатоль То eve А8РГЗ* 45+ 4*40 70 То нее 47

22
Шнаер

управления Ш7
АВтона/пиирслии 
Выглюиател* СР АВРГЗ*Ч+4*2.5 70

23 Соединительная 
Хоро5ла OK 5

Ящиг
сигнализации 2С/ AKSS Г 40*2,5 S 50 7ру5а5Ъ2,2 50

2*7
U/eaep

управления, Ш4 То нее АВРГ 2 *2.5 50 7а рее
СоВнеегггна е 

жа5елен Хс 2j

25 Толке 0 А6РГ2*2.5 50 —

25 ЗлехтроСВогателл
вез

ЛВньна/ггиигсхии 
Зиелтчатгнь 42В АВРГ3**4* 4*25 5

&//{(/{ 
сигнализации/20 
ЯАНВВдГ-ОВОУА

Ku/ratpy
управления

404

Оонещение З&хур/еога /клсеенеегскаяз

77puB$3ate

- 1Jftf&iML---------

С ш г& цС ^аш .'Ж !
ЛЯП-.- to&mevfi 7?/*-y
&К0Щ, “
ВомяаШр
ГАрГВСЦЛпПРяеиил̂  H.fapneywiHi'tf'tf. XFrprfijvrgejtM r*fV_

ty d ._______ -гП~ЛU*tf\ Шапиро Щ У

ТП 503-Ц-39ЯБПТЗ
Сепанцио an 
ллигоВшаВл

/ВВтанатииескае
пснеаротуиеение

Схема
Олеюугриисская

UiSb-Ql 23

[ bnPf'TPi W7777X1 f72J!iY.j;A

1 *
CereitaSma/eezmuHez

Ae/fUHcpad
Ф орм ат  Ai
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Станция технического огХсиинсиСсшиа ЛсгкоВж а4тоно&илее> на 20 ластоА

Мъонатическое 
пожаротушение

W*a<p упраВленирШ/. 
Схема хл ектри ческах ------- &&кл*ачени0

С/тгаЛл Лист
Р/7 /С

AucmoS

СпецаВгпона/писа 
АениншаЯ______
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/7ри&<тзан
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Ъ\

/. *JloMizpteupaSamb. СВоВ’одные контакты 
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777 5ПЗ-4-33.8БПТЭ
Станция технического одслг/тибания
л е г г о е ы г  а в т о н о о и л л б г н а  20 н о с т р о

АВтоматичес/еое
прмарит ушение

Шкаф управления ШЧ. 
Схема электрическая 
подключении__________
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С/т
гпи

аВтрнатикащаетрнать
Ленинград
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Автоматическое 
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/ист
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Типовой проект 503-4-39.86

http://files.stroyinf.ru/Index2/1/4293751/4293751311.htm

