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АЛЬБОМ I  
АЛЬБОМ П 
АЛЬБОМ ш. 
АЛЬБОМ IV 
АЛЬБОМ V 
АЛЬБОМ VI 
АЛЬБОМ VII 
АЛЬБОМ VIII 
АЛЬБОМ I* 
АЛЬБОМ X 
АЛЬБОМ XI 
КНИГАХ, К

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА, ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА.
А Р Х И Т Е К Т У Р Н Ы Е  Р Е Ш Е Н И Я  К О Н С Т Р У К Ц И И  М Е Т А Л Л И Ч Е С К И Е
КОНСТРУКЦИИ ж е л е з о б е т о н н ы е .
ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ. ВНУТРЕННИЕ ВОДОПРОВОД, И КАНАЛИЗАЦИЯ.
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ОСВЕЩЕНИЕ, силовое  ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ связь  и с и гн а ли з ац и я .АВТОМАТИЗАЦИЯ. 
ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ АЛЯ ЗА80Д0В -  ИЗГОТОВИТЕЛЕ U.
АВТОМАТИЧЕСКОЕ ПОЖАРОТУШЕНИЕ 
СПЕЦИФИКАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ.
ВЕДОМОСТИ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ.
ПОКАЗАТЕЛИ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРИМЕНЕНИЯ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ДОСТИЖЕНИИ В СТРОИТЕЛЬНЫХ РЕШЕНИЯХ. 
СМЕТЫ.

П Р И М Е Н ЕН Н Ы Е  МАТЕРИАЛЫ
ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 50Э-4-ЗВ.ВБ -ЗДАНИЕ СТАНЦИИ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ, ПРИНАДЛЕЖАЩИХ 
АЛЬБОМ IV ГРАЖДАНАМ. С ПРИМЕНЕНИЕМ ЛЕГКИХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИИ КОМПЛЕКТНОЙ ПОСТАВКИ НА i О ПОСТОВ,

АЛЬБОМ IV -СТАЛЬНЫЕ ЗАКЛАДНЫЕ И АРМАТУРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ.
ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

Разработан
Ленинградским филиалом института„Гипроавтотранс

Главный инженер * ^ Ь**-г^ В.Ю. Павлович 
Главный инженер Ф.Б.Ры с к н к

Авшоэаправомная станция сыцего пользования на 500ЗАПРАВОК, автомо&илей & СЛГГКИ.

Утвержден и введен в действие 
МИНАВТОПРОМОМ С С С Р  49.ов.вег. 
ПРОТОКОЛ /1/44
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С О Д Е Р Ж А Н И Е  А Л Ь Б О М А  (Н А Ч А Л О )
t-UpKR На и м еноёание

Стра
ница Марка На и м еноёание

Стра
ница Марка На им еноёание

Стра
ница

на отм. 0.000 ёентиляиии. Схемы электрические
Содержание альбома ( начало) г принципиальные.
Содеаэкпние альбома (окончание) 3 ЭМ-5 Распределительная сеть. План-схема 45

на отм. О.ооо 6 осях „4-3" и „П -и "

ЭМ-6 Распределительная сеть, План-схема ik
Электрическое ос Решение на отм. 0.000 ё осях „З -k " и „П -и "

ЭО-4 Электрическое ос Решение. Обилие данные 4 эм-1- Распределительная сеть. План-схема н а is
Отм. 0.000 S осях „4 -6 ,f и п а-ип

эо-г Местное ос Решение и питающая сеть 51I111ГО ЭМ-8, Ра спр е делите ль ная с еть  . План - схема 46 Сё язь и^сигнализаиия.
ёенткамеа

эо-з Общее осёешение. План на отм. 0.000 £ CC-i Сёязь и сигнализация. Общие данные. го
ЭМ-9 Распределительная сеть 4Щр и бшр. Схема п

ЭО-Ь Общее осбещение. Фрагмент 4иЗ электрическая принципиальная с с -г Схема систем сёази и сигнализации г?

ЭО-5 Общее осбещение. Фрагмент бак а ЭМНО Распределительная сеть Ви/Р и ки/Р.Схема 48 сс-з План раса сложения сетей на отм.0.000 гг
электрическая пр и ни ипиальная.

CCS План расположения сетей на отм. 3.000 г?
эм-н Распределительная сеть 5ШР и 6 ШР. Схема 49

электрическая принципиальная. CCS Схема Расположения комплексной с е ти зр

ЭМ-18 Распределительная сеть ?и/Р и 8шр Схема го СС-6 Схема расположения распорядительно- 34
электрическая принципиальная. поиСкоёой сёязи и городской Радио-

т р  сунол я иии.
Силоёое электрооборудование ЭМ.-/3 Распределительная сеть 9и/Ри Юи/р.Схема 84

Электрическая принципиальная. сс-ч План расположения обоаыдоёания ё зг
эмч Силоёое электрооборудование. Общие 9 приемной. Схема станционных

данные (начало). ЭМИ к Распределительная сеть 44ш р . Схема гг соединений.
электрическая принципиальная

эм-г Силоёое электрооборудоёание. Обилие 40
данные (окончание). ЭМ-fS Распределительная сеть 48и/Р. Схема гз

электрическая принципиальная.
эм-з комплектная трансформаторная ц

подстанция МТП-kQO. План. Окема ЭМ- iB Распределительная сеть 43шри 4ЛшрСхема гк
электрическая принципиальная электрическая принципиальная.

- эм-ч Питающая сеть &&°/гг0В. План-схема ЭМ-/7 Электрические блокиооёки и отключение г$
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М д р к я Н а и м е н о в а н и е
С т р а 
н ице М я р к р Н я  и м  е  н о б я н и е

Стрй-
н и ц я М а р к а Н а и м е н о в а н и е

Стря- 
н и ц я

п р  и  ни, и п и а л ь н а  я. э л е к т р и ч е с к и х  п р о б о д о к .

Й б т о м а т и а т л и я . Я - iS П р и т о ч н а я  с и с т е м а  П4/ЛЗ.Л4.Л51 С х е м а  э ле кт р и- 47 Д -88Г а з о а н а л и з а т о р ы .  С х е м а  б н е ш н и х  с о е д и н е н и и 60
ч е с к а  я  п р и н ц и п и а л ь н а я  у п а а б л е н и я э л е к т р и ч е с к и х  п р о б о д о к .

R-4 а в т о м а т и з а ц и я .  О б и л и е  б а н н ы е  ( н я ч м о ) д Ъ
R-(6П р и т о ч н а я  с и с т е м а  Л6. С х е м а  э л е к т р и ч е с к а я 48 д - г э В а д в и ш к и  н а  б  б о д а х .  С х е м ы  э л е к т р и ч е с к и е 54

Д-2 а в т о м а т и з а ц и я .  О б и л и е  д а н н ы е  ( о к о н ч а н и е ) 34 п р и н ц и п и а л ь н а9 у п а а б л е н и я  ( н а ч а л о ) п р и н ц  и п и а л ь н ы е .

Р-3 П р и т о ч н а я  с и с т е м а  /78( Л7. Л9)- С х е м а 3S Д-47П р и т о ч н п9 с и с т е м а  /76. С х е м а  э л е к т р и ч е с к а я 49 Д - З О З а д  б и т к и  н а  б  б о д а х . С х е м ы  б н е ш н и х  соедине- 63
ф у н к ц и о н а л ь н а я . п р и н ц и п и а л ь н а я  у п а а б л е н и я  ( о к о н ч а н и е ) . н и й  э л е к т р и ч е с к и х  п р о в о д о к .  ( начало) .

R-4 П р и т о ч н а я  с и с т е м а  Л8, С х е м а  ф у н к ц и о н а л ь н а я з е Я- i8Ь ы т  я э к н я  я с и с т е м а  В  43, В  (6. С х  е м а 50 Й -3( З й д б и м к и  н а  б б о д а х .  С х е м а  б н е ш н и х  с о е д и н е - 53
э л е к т р и ч е с к а я  п р и н ц и п и а л ь н а я . н и й  Э Л е к т р и ч е с к и х  л р о б о д о к ( о к о н ч а н и е ) .

/7-5 П р и т о ч н а я  с и с т е м а  Л4(ЛЗ;Л4,Л5) С х е м а  р у н к ц и о  - з?
н а  л ь н а  я. Я - is Г а з о а н а л и з а т о р ы .  С х е м а  э л е к т р и ч е с к а я 54 R-32 Т е п л  о  б о й  п у н к т . 64

п а  и н ц и п и а л ь н а  я. С х е м а  ф у н к ц и о н а л ь н а я  ( н а ч а л о )
Д -6 f]puт о ч н а я  с и с т е м а  Л6. С х е м а  Ф у н к ц и о н а л ь н а я . 38

R-ao В о з д у ш н о - т е п л о в а я  з а б е с а  У / ( У2. УЗ). С х е м ы 55 Д -33 Т е п л о б о й  п у н к т . 65
R-7 & ы т  я  wн а  я  с и с т е м а  3 /3. 64S. С х е м а  ф у н к ц и о н а л ь н а  а 3S э л е к т р и ч е с к а я  п р и н ц и п и а л ь н а я  и  п о д к л ю ч е н и я . С х е м а  Ф у н к ц и о н а л ь н а я  ( окончание) .

Я -8 В о з д у ш н о -  т е п  л  о  б а я  з а  б е с а  У /  С У  В, УЗ). 4о R-24П р и т о ч н а я  с и с т е м а  П2( П7,Л9). С х е м а  В н е ш н и х 53 #-34 Т е п л о В о й  п у п к а х  . С х е м ы  б н е ш н и х  с о е д и н е н и й 66
С х е м а  Ф у н к ц и о н а л ь н а я . с о е д и н е н и и  э л е к т р и ч е с к и х  п р о б о д о к . э л е к т р и ч е с к и х  п р о в о д о к  и  п и т а н и я .

Д-9 Уровень б  п р и я м к е  и  к а м е а а  , Д р и т *  С х е м ы 44 R- г г П р и т о ч н а я  с и с т е м а  П8.С х е м  а  В н е ш н и х 54 Д -35 Т е п л о б о й  п у н к т .  С х е м а  В н е ш н и х  с о е д и н е н и й 67
Р У н к  и и о н а л ь н а я  и  э л е кт р ич ес к ая  п р и н ц и п и а л ь н а я с о е д и н е н и й  э л е к т р и ч е с к и х  п р о б о д о к . э л е к т р и ч е с к и х  п р о б о д о к  ( о к о н ч а н и е ) .

R-fO П р и т о ч н а я  с и с т е м а  Л((лз,П4.лб). С х е м а  э лектаичее- 4г д - г з П р и т о  ч н а а  с и с т е м а  П((лз, Л9, л5). С х е м а  В н е ш н и х 55 я - з е У р о в е н ь  В  к и л о З ц е .  С х е м ы  п р и н ц и п и а л ь н ы е 68
к а р  п р и н ц и п и а л ь н а я  р е з у л и а о  б а н и  я. с о е д и н е н и и  э л е к т р и ч е с к и х  п р о б о д о к .

Д -37 П л а н  р а с п о л о ж е н и я  н р  о т м .  0.000 69
/?-// П р и т о ч н а я  с и с т е м а  Л В . С х е м а  э л е к т р и ч е с к а я 43 R-2A П р и т о ч н а я  с и с т е м а  П 6. С х е м а  В н е ш н и х е о е д и - 56

п о и н и  и п и о л ь н а  я  Р&2. ч л  и а о  б а н и  Q н е н и й  э л е к т р и ч е с к и х  п р о б о д о к  С н а  чало) . Д-38 П л а н  р а с п о л о ж е н и я  н а  а т м .  3.000и  0.000 10
.

p-ffe П р и т о ч н а я  с и с т е м а  Л2 (Л7,Л9) С х е м а  э л е к т р и ч е с - 44 Д -35П р и т о ч н а я  с и с т е м а  /76. С х е м а  В н е ш н и х  еоеди- 57 а-39П л а н  р а с п о л о ж е н и я  н а  о т м .  +3. о о о 14
к а я  п р и н ц и п и а л ь н а я  у п р а в л е н и я  ( н а ч а л о ) н е н и й  э л е к т р и ч е с к и х  п р о б о д о к  ( о к о н ч а н и е ) . ------ -------------------

д - г в В ы т я н / н я я '  с и с т е м а  8(3(В/б). С х е м а  В н е ш н и х 58R-iS П р и т о ч н а я  с и с т е м а  Л е ( Л7,Л9). С х е м а  э л е к т р и ч е с к а я 45
П р и н ц и п и а л ь н а я  у п а а б л е н и я  (о к о> ча/чие). с о е д и н е н и й  э л е к т р и ч е с к и х  п р о б о д о к .

__
R-44 П р и т о ч н а я  с и с т е м а  Л8. С х е м а  э л е к т р и ч е с к а я J iiL R-87У р о в е н ь  В  п р и я м к е .  С х е м а  В н е ш н и х  с о е д и н е н и и _£Ш__
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Ведомость рабочих чертежей основного комплекта ЭО Ведомость ссылочных и прилагаемых документов Основные показатели

вист Наименование 17римечоние Обозначение, Наименование Примечание Электрическое освещение

/ Эпеитршесное освещение /. Ссылочные документы Напря-
шение

Одолей сети ~380/ггов
Общие данные У ламп - 220 &

Тип. ПО. 4.407-236 Установка светильников Роспоста- Переносное
освещение 36 Вг Местное освещение и питающая с люминесцентными лампами наетиИТЛ

сеть зво/гго &. план на отм. 0.000 на железобетонных фермах г. Москва &ид-
установленная
мощность

Рабочее- 65,5к&т 
Переносное- 5,0кат 
Эвакуационное • 4,0 кат

и перекрытияк.
3 Общее освещение. Ппан на отм. 0.00о Тип.ПР. Ч. 407• 233 Прокладка осветительных То же

электропроводок и установка
ц Общее освещение, фрагмент iub светильников с лампами

Способ прокладки 
сети

Кабелем марки ЛВВГ по стенам, 
проводом марки ЙПВ в стальных 
трубах, в помещении категории 
5-1 а -  кабелем марки ВВП

—--- ----- накаливания и йРП на
$ Общее освещение, фрагмент 2иЧ кронштейнах

Тип.по.Авгпн Установка взрывозошишен■то же
ных светильников с лампа-
ми накаливания в въоыво- Щ итки щ о - чв
опасных зонах Ъащ ита о т  

коррозии
Окраска стальных конструкций для электро
проводок эмалью марки ПФ в два слоя.

Защит
ное

ьаьем:
пение

Части
подлежащие
заземлению

Корпуса щитков, металлические 
корпуса светильников, кронштейны, 
один из выводов трансформаторов '

--- 2. Прилагаемые документы

зо.с.п СО по основному комплекту
_____Йльдоп VIII чертежей марки ЭО. заземляющие

прободники
Рабочий нулевой провод освети
тельной сети.

_______ эо.вм ВМ по основному комплекту Обслуживание
светильников

С телескопической вышки и со 
стремянки.Альбом /Т чертежей марки ЭО.
фазировку люминесцентных

Одоъначение Наименование Примечание
ЪООак Нормируемая освещенность

от общего освещения
---------т Злетоосушитель
----т ----- Количество проводов в пинии

Классификация помещений
по взрывоопасности или
пожароопасности.

8ст А Сет 6

/'Липовой проехт разработан 8соот&гтстбии 
е действующими нормами и правилами и предус- 
натриВает мероприятия, обеспечивающие 
Взрывную, взрывопожарную и пожарную 
безопасность при эксплуатации зданий. 
Злавный инженер проекта фВ.Рыскин

выполнить 
в рядах.

с чередованием (раз

Привязан:

Т П  5 0 3 -Л -3 9 .Й Б  □□
станция технического обслуживания 
легковых автомобилей на го постоб
Ъдание станции

стаЪия Аист Аистов 
Р { 5

электрическое  
.  освещ ение  

Оощие данные
ГИПРОДБТОТРАНСленинградский финиш
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Приме
нение

4 № 0 7 -2 3 6 - 070 Линия из xopoSoSКЛ-1 с Ю-ю светильни- 3

кв ми /7 Зам- £х8о. Провод НОВ 4( ___

2 Ш 7 -8 3 6 - 070 Линия из коробов КА’1 с Э-to светиль- S

никами лвлм-вхво. Провод йпв Ц(1*г,ь)

3 №0?-236-070 Линия из коробовКл-< с7-ю сёегилн г

никами пвлм-гхъо. Провод ш Ь П«е,ь)

4 Ш 7 - 836-030 Крепление коробовкл с лю  м инее- м исп.З

р е н тн ы м и  светильникам и на см.тем.

подвесе к  сборному железобетону требовал.

5 М о ? -гз б -о з 8 Подвод п и та н и й 40 ucrt.i

6 4 .Ш -гз з -о о * Прокладка осветительном электаопрово- 35 исп. /

док и установке светильников с лампе.
ми накаливание и ДРПна кронштейнах

7 4625-ог-оо-оо Установка светильника на стене, колонне г

Фрагменты плана н а  от м . Q.QOO С- 
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Ведомость чертежей основного комплекта ЭМ Ведомость ссылочных и прилагаемых документов Условные обозначения и изображения

Аист Наименование Примечание
/ Силовое электрооборудование. Общие данные

начало)
~г Силовое электрооборудование. Общие

данные. 1окончание)
3 Комплектная трансформаторная подстан■

ция ктп- 400. План. Схема электричес-
кая принципиальная

н Питающая сеть ззо/его 3
План- схема на отм. 0.000

5 Распределительная сеть. План-схема
на отм. 0.000 в осях „ 1-3" и „Й -U "
Распределительная сеть. План-схема
на отм. 0.000 в осях нЪ-ч*и „ й -и "

7 Распределительная сеть. План-схема
на отм. 0.000 в осях л б '  и ,Й -и ’

.8 Распределительная сеть. План-схема
ёенткамер.

9 Распределительная сеть UUPuPWP

1о~
схема электрическая принципиальная.
Распределительная сеть ЗШР и ЧШР
Схема электрическая принципиальная

а Распределительная сеть 5ШРи 6ШР
Схема электрическая принципиальная
Распределительная сеть 7ШРи 8ШР
Схема электрическая принципиальная

1Ъ Распределительная сеть 9ШР и ЮШР
Схема электрическая принципиальная

Щ Распределительная сеть И  ШР
Схема электрическая принципиальная

15 Распределительная сеть {5ШР
Отключение вентиляции при пожаре
Схемы электрические принципиальные

f6 Распределительная Сеть 13 ШР и 14ШР
Схема электрическая принципиальная

Г  17
Электрические блокировки и отключение
вентиляции. Схемы электрические птштиальт

типовой проект разработан в соответствии 
с действующими норнами и правилами и предус
матривает мероприятии, обеспечивающие 
взрывную, взрывопожарную и пожарную 
безопасность при эксплуатации: здания. 
2лавный инженер проекта $f Рыскин Ф.В.

Обозначение Наименование Примечание

Тип, по. У. 407-2(8
Ссылочные документы_____

Строительные задания

распределительных шкафов
и пунктов

Тип. ПР. 5.407-56 Установка распределительных
ш тав т о  70-1шашашо т

Tun.np. 5.407-55
серий ШРС1 СПМ75.СПЯ77и. ШРН.
Установка одиночных

Tun, по. 5.407-54

и установочные чертежи
Распоетра-

и распределительных шкафов

ящиков е оубипьнинами и
предохранителями.
Установка одиночных маг
нитных пускателей серии ПЛЕ
и токоподводы.

н т  иит
.Мое ива

Тоже

Тоже

Тоже

Обозначение
(г)

Наименование

Печь электрическая сопротивления
выключатель герметический
тоехполюсныи
Приемник электрической энергии
а) номер по плану
б) номинальная мощность, к т
в) номер сантехнической/ системы
Классификация помещений: по взрывл-опас-

смеси • по пожароопасности.
Розетка штепсельная боызгазаицишенная
Разделительное уплотнение на трупах
во взрывоопасных помещениях.

Основные показатели
Тип. пр- 5.207-11 Заземление и зануление Тоже 1. Электрические нагрузки

КТП

si
ЩпрйВ
чпв-юЛ

квт

сретта- 
ру*. смену

Щ Момима/шт
Тип. Пр. 5- 407-33 Установка одиночных магнит- Тоже Наименование шоВ питания 1 нагрузка

ных пускателей серии ПНЕ и U 20ЦПП 9ЛРИГТЮ()ПППРМи//ип£ь|0|| Ниr«y it
токоподводы.

w ь/'У* ч9 яньпщро// lyuenHUKOo

III
iff Рен Оси

Р»«ъ
Рм Ом $н

квтШр 8?т щ КМ
Прилагаемые документы Ьдание стань\ии
ЭМ.СО СО по основному комплекту и Станки f подъемники, 50 10,897,иOfi 0.4Вум 12,6г$,з

вльдом Ш  _чертежей маоки ЭМ краны
эмТвм &М т  основному комплекту 1.2Сварочное оборудование 2 Щ226/00,2да 52 112яльдом Ж чертежей марки ЭМ

/.3Нагревательные печи 17
£35-Рйс=-

39228,0т Ofl едт
14 Зарядные агрегаты г_ ш 0101

0.85
й$2\м. 51

1.5 Моечные машины 10 10,0чг,1о?
№Щ 29J518?

1.6 Вентиляция ы Р 63,30,65Жо,7$41230?
1.7Утепленные заслонки 8 485t0,0ti т0,5ЪI,5 °А

ТШП

Глмнж.
tnn Рыскин

Ж УНКО

,Т, urixt~ \ntuiatiKUtai -

Прцвяъан-:

Т П  5D3-4* З Е Ш Б  ЗМ
Станция тШЩдкогр осслюшеания легковых атомобилеи на 20 постов .
Ьдание станции

® « Ж  ГИПРОАЬТПТРАНС
\Лгчин?радс*ий филит
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•^именование узлов 
питания и групп 
электроприемников

40о
0 Э«о*
6$

?8
3£
“5

Р</,При$.
кЛВЧОО%

К В т

Ки сот
9*

Cptdkftfl**глуэлл
рущ.смеМ

2*3
г|

|§р
QlK
i lr̂«»»

l|

I I
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Максимальная
нагрузка

s f
I fо|

а*

1
Рем.
КВт

вен Рм
кВт

Qm
*8Rf>

$м
к8Л

и н
1.9

воздушно л еплоВwe завесы б гг /з,г аг 0,8$ г.€ г_з
Пожарные насосы г зав 66Л

Umoeo: 4700447 гг/.г 134./ ЭД5f.ftf ги.в /35,5300.4

1.10 Электроо еввии ение 74.8 8.911
< 0 2 67.3 08.6 67,3 686

Всего. 5448 М,Ь 20Л7 згз,9 гг4.1334.2

Вспомогательное здание
1.11 Силовое электрооборудование 3,3 0,43 1.4 0,9 «4 //г /,7 1.0Z гс/
не 11и) 6,5 0,91,8? 5.9 6,0 5,9 6,0

Освещение территории
т Электроосвещение 40 У .

11Аог 3,7 3.6 37_

всего; 5516 Ж г90,уг/дз 335,/334.8409,2
—

Конденсаторная батарея •/08 •/00
0.38к8
итого с учетом компен- S3SL'299.4/05,3 335//30,8350.3
CRUUU
Потери в трансформаторе г.4 54.5

итого на отоаоне€/юкв 3378; /5/3376,0

г. Родовой расход электроэнергии

Наименование
ср.мгруз*а 
Зймякс.нагр. 
Смену. кВт

ГодоЗой К0&рициентэкер.
писполыо$ш

Годовое число 
чйсовряботы
о5орхЗа8пния

Годовой ьяскоЗ 
зл. энергии 
M81S

г/ Силовое э лектрооборудовЬнм гг/.г 0,85 too ш о
гг Электрическое освещение £7.3 1.0 г г so 15 8.0

Umoeo: 288.5 98Э.О
з. Электроснабжение

3.1
напряжение питано- 

щей сети 6- т е  и оме
з.г категория электро- 

приемников
Третья, с элементами первой 

Гяеэктголъ/е насосы)

_ 3.3
место расположения ■ и краткая характе• ю йети, к а ктп 1Однотрансформаторная, встроенная

3/г Ччет электроэнергии на Вводной панели ктп

3.5; CW <?с компенсации 0.84
послекомпенсации о.9 г

А. б иловое электрооборудование

«
установленная

моииность 47ДО

и

1
1 Силовой цепи 38018SOB

цепи управления "гге в
4.3 источник питания Фидерные панели ктп

4.V
*о!ь

«|5

помещение категории в - /л провод марки пв в стальны х  легких тр уб а х
остальны е

уч а с тк и
Провов марки рпб в с та ль н ы х  
Электросварных т р у б а х

К кран-балкам Кябель мярки КРЛТ, шинопровод LUTM- ?6*
4.5 Распределительные шкяфы ШкчЯб/ распределительные серии ш р н .з р у

46 Пусковые аппараты Яш си управления Яу5100. пускатели пае  _.

4.7
i !
|1
1 gю м

Части, подл ежа
щие заземлению

металлические корпуса электрооборудо
вания, эле к тр о  двиеателеи.распредели• 
те ль н ы х  шкп<ро8, яицикод

заземляющие
проводники Четвертые Жилы кабелей, стальные трубы

4.8
Защита кабельной 
сети о т  механических 
повреждении

Свальной коробня высоте гм от пола и в  
местах, где возможны повреждения

5- М олниезащ ита

&/
категория у с т р о й с т в а  мо л МиСЗ я (Хли/п ь/ 
по сн aos*^^ 11L

5г
бащитд о т  
прямых уЗа- 
ров м олнии

Молниеприемник
Металлические <рермы 
конструкции Здания

Молниеотвод
металлические конструкции зоакия /КОЛОМНЫ)

Зяземлитель Я РЛ "ч ^ 0мЯе гто и » ь.х

53

ВЯщита о т  
стятического электричества 
(отбоЗ ЗяряЭов 
стптичрекого электричбсгвя 
с оборуЗовачия 
8 ьемлю)

Чясти.поЗле* 
э/сящие зяэем. лечию

металлические корпуса 
технологического оборуЭовпиия 
а Вентиляционные Трубопроводы

Зяземляюсцие
провоЗмиси С тальная полоса

5яаемлитель
ярматура экелеао<5етоннь»х 
<f»y нЭп м ентов

Обоище указания

4. Н апряж ение се ти  380/ггов
е.Мягистряльняя и распределительная сети выполняют

ся § основном провоЗом марки ПП8 в стяльньгк труба*.
В.РясклпЭку труб Зля электропровоЗки в полу быпьлнить 

Зо сооружения чистого поля, концы труб вывести на 200мм 
нпЭ отметкой чистого поля. Подбод про SodoS от. концов 
труб к клеммным коробкам электроприемников выполнить 
В гибком мегпялпорукл§е.

A. Hr принципиальных схемах при одинаковой парке и сечении 
провоЗй h r  учясткях  о т  ряспреЗелительно*о пункте Зо п у н к т е  
Зо пускового лппярятя и о т  него Зо электроприемникп-мяркаи 
сечение пробоЗя указывается оЗин раз на первом участке .

5. Стальные электросварные и легкие воЗогдзопровоЗные 
трубы применяются Во взрывоопасных и пожароопас
ных помещениях, я та к ж е  В помещениях, 6 которых 
возможны нягрузки на полы о т  движения 
тр а н с п о р та .

6. Все металлические нормально нетоковеЗующие 
части электрооборуЗовпния поЗлео/сдпГ) защит
ному заземлению.
Ь кач е ств е  зазем ляю щ их проводников исполь
з у ю т с я  м еталлические двутавровы е 6 силки, 
тр уб ы  злектропробоЗки.

7. Ь  качестве молниеприеммикя используются металличес
кие конструкции зЗания (балки Звутявровые, швеллера), в 
качестве токоотвоЗов используется металлические колонны. 
В качестве зяземлителей используется арм атура 
Железобетонных ^унЗаментоб, при этом обеспечивается 
непрерывная электрическая связь между металличес
кими конструкциям и  зЗания, токоотводами  и 
зпзем лителем .

8. М онтаэк электрооборудования Золо/сен Зь/ть вы
полнен 6 с о о т в е т с т в и и  со СHUf) i » -33*76,,Электпро - 
технические* у с т р о й с т в е * .
Правила производства и приемки р а б о ту  „инструкцией 
по монтао/су электрооборудования силовых и осветитель
ных сетей вЗрывоопаснь/х* зон ВС И 335-74

П М С С  СССР
9. /Монтаж Заземляющих устройств выполнить 

согласно СНЮг-?в,
to. При привязке проект необходимо реииитьеледую- 

щие вопросы:
a) определить источники питания 6-10к8 и 380/2208, 
выбрать марку и сечение питающ их кабелей.
6 )5  зависимости о тТ У н а  электро снабжение,уточнить 
мощ ность батарей  статически х конденсаторов.
У  в зависимости о т  уЭельного сопротивления грунта 
уточнить импульсное Сопротивление заземляющих 
ус тр о й с тв , величина <Эля каждого заземлителяЗолмна 
бы ть не более 20Ом
b) определить  место установки насоса „ 2ном" по 
Заданию В К (см. ЭМ-7; ЭМ-43)

Т П  5 0 3 - A - 3 9 . b g  З И
станция технического обслуживания 
легковых автомобилей на го п о с т о в

З Э а н и б  с танции
CTfi<?UQ

gиловое электрооберчбо• 
яние.обицие данные 

(о к о н ч а н и е )

ЛистоВ

?Н$$-С5
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Напряжение
Тип автомата 
или блока _  
Убильмик*п0€‘ ок/ойнитель 

номинальный том,
Ток плавкой 
Вс главки, Я
маркировка 

к ,1 веля

Марка и
с е ч е н и е

кабеля
длина
л и н и и , м

' 4 0 0 / 2 . 3 0 8  С о с е м я  э л е к т р и ч е с к а я  п р и н ц и п и а л ь н а я

| t i f i m  | АЗДБ$|аЗ?2$|мШ̂  W№9 

\  <во \ м \ е х к ы \  e s o
5 0

©

SO 1 6 0 160 200

Aim*

aso
e s o

X I

гон зпм

НЦ fJS a/3 11ШР ишр 5ШР вшр VHP вшр щцр

ifj AW69 |AW6f|AW6* 
j60X J60
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В е З о м о с т Ь  рабочих чертеж ей основного комплектаСС В е д о м о с ть  ссылочных и прилагаемых док ум ен т ов

Лист Наименование Чртьчннис Обоънячение Наименование Примечание

?вязь и сигнализация.Общие данные.
г 2эсемя систем  связи и сиенализаиии.
3 План расположения сетей на отм.0.000
* План расположения сетей  на отм .3.000
5 Схема расположения комплексной сети. Прилагаемые документы
3 Сосема расположения распорядительно-

поисковой связи и городской радиотранс- сс.соСпецификация оборудования
ляиии. сс.вмВ едом ость  по тр е б н о сти

7 План расположения оборудования в в м а т е  Р и а л а х .
приемной.Схема станционных ооедине-
ний.

Условны е обозначения и изображения

Обозначение Няимвнобпние
Коробко телвФоннАЯ ряспреЭелительняя
Дробь означает: числитель- номер коробки:
Знаменатель-количество занятых пар

© 1 Телефонный аппарат ГАТС
&  f Телефонный аппарат директорской связи

Дробь означает:
числитель-номер распределительной коробки,
ънамснятель-номер занятой пары
Классификация помещений по пожароопасности
и взрывоопасности,

— /-/— Прокладка кабеля в грудах.

ГПипоВой проект рязрябогян в соответствии 
с действующими нормями и прявипями и предус
матривает мероприятия, обеспечибя ющиб 
в з р ы в н у ю , в з р ы в о п о ж а р н у ю  и п о п а р н у ю  
безопасность при эксплуатации здания 
Злявныи инженер п р о е к т р ^ -^ ^  Рыскин ф.В

Общ, ие чкяздния
1 Проектом предусмотрены следующие Виды связи

и  с и г н а л и з а ц и и :
-  административно-хозяйственная Связь 5 составе

Г ПТ С,
- д и р е к т о р с к а я  с в я з ь ,

- д и с п е т ч е р с к а я  с в я з ь ,

- р а с п о р я д и т е л ь н о -п о и с к о в а я  с в я з ь ,

-  г о р о д с к а я  р а д и о т р а н с л я ц и я ,

-  Элекглрочясофиксщия.
Э.ГПелефонные аппараты  ПЯТО директора и секретя 

ря соединяются параллельно при помощи двух кобелей 
марки ТРП -  д*0,Ц по схеме директор-секретарь.

3 Rnпараты оперативной связи директора входят € 
комплект оперативной установки nfipcac-M20 и соединяются 
со своим пультом  в парах комплексной сети.

48ся те ле ф о н н а я  с е т ь  является комплексной и 
вклю чает в себя с е т ь  Г РТС, оперативную связь директора 
диспетчерскую связь и Выполняется кабелем мпркиТПП 
различной емкости.

5. Согласно ГОСТ 464*68 станционные  у с тр о й с тв е  
Проводной связи должны б ы ть  оборудованы заземлением с 
Сопротивлением не более 40 Ом

вы вод зяземлениф Зо и ц и тх т  зяземления 
в ы по лн яется  проводом марки ЯВВP-4WB.

6. При привязке проекгпя необходимо опре
д е л и т ь  мярки подключаемых кябелеу телефон
ной связи и городской рядиогпрянсляслии.
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7 ПЛЙНП KPOf/lU

1. Вс* проводке* осуществляется проводом
м а р к и  П т п ш  г * 4 , г

2. Сплошными линиями нпкпдпня сеть 
распорядительно*поисковой связи, штриховыми*сеть 
городской радиотрансляции.
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С т а н ц и я  т е х н и ч е с к о г о  ов с луш и в а н и я  
лег/сооих автомобилей н а  30постов
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33
ВеЭомостЬ рабочих чертежей оемобноао комплектуй

Лист Н п и м е н о б д м и е  примечвние Лист Н  Рименовяние ЛсиМСчвчиР Лисг И римеиобчйис Примечание
Управления (начало) Сэсемв внешних Соединений электрч-

i Пвтомвппиэпиия.Обицие данные {начало}.... J 3  , Приточ ноя Сие тема Пв ческих пробоЗок (начало)
г Звтомптиэпиия. Общие данные (окончание)._ 1лбмд электрическая принципиальная ЗдЗбиэкгки мд вводах.
а П р и то ч н а я  С истем а П 8 (П 7 М 9 ) Управления (окончание) Схема б м е ш н и *  соединений электяи*

Схема функциональная. , *8 Вытяжная система 8 / 3 /8/З). ческах проводок ( окончание)
_ 4 _ Приточная система /18 ............. Схема электрическая принципиальная ,52 (Пепловой пункт.

Схема- Функциональная . ...... . Га э о анализаторы Схема электаииес - С хем а  Функциональная (начало)
5 П р и т о ч н а я  с и с т е м а  ГМ (f?3, ПР>П$) кая принципиальная. 33 ГПеллобои пункт.

Схема функциональная .. го В Оздчшн о - тепловая Завеса У/(УЗ.УЗ) Схемд Функциональная (окончание)
6 П р и т о ч н а я  С и с т е м а  П€ . ...._ .... Схемы электрическая приниипиаль- Ы4 ГПеллобои пункт.

Схема Функциональная . мая и подключения Схемы внешних соединений электри-
7 В ы т я э /с н я я  с и с т е м а  8 7 3 / 6 / 6 ) сч Приточная Система ЛзСП7.П9 ) ческих п Р о б о З о к  и питания.

Схема ф у н к ц и о н а л ь н а я , Схема внешни* соединении 35 ГПеплобоО п у н к т .
8 Ьоъдчиино -тепловая завеса У/(УЗ, УЗ). Электрическик проводок С хем а внешних соеЭимении Электр и-

Схема Функциональная гг Приточная система /78 ческих проводок (окончан и е )
9 Уровень в приямке и камеаа Дфит? С х е м а  внешни *  Соединении 36 Уровень в колодце.

Схема Функциональная и электрическая Электрически *  проводок Схемы принципиальные.
принципиальная. г а Приточная система ГИ (ПЗ,/74,/75) 3? П л пм р ас п о л о ж е н и я  на о т м . о . о о о

i 0 Притонная система П4/ПЗ.П^.ПЗ) С х е м а  в н е ш н и х  соединений 38 Илям рдсполоэКемиЯ нд о т м ,  3.000 и
Схема электрическая принципиальная Электрически* п р о в о д о к 0 . 0 0 0
Регулирования. 54 Приточная с и с т е м а  П& 39 Плдч D дсполоЖ е мия нд отм , + 3 .000

н Приточная система /76 С х е м а  в несин и у соединении электричек -
Схема электрическая принципиальная ких проводок Сначало)
регулирования. 35 Приточная система Пв

/ г Пр ито и на я С истема №(/77.ПЭ) С ос ем а внешних соединении электричес-
Схема Электрическая принципиальная ких проводок (окончание)
управления ( начало) 36 Ь ы т я о к н а я  с и с т е м а  ВУЭ(в4б)

/3 Приточная система Пд(П?,Г7Э) Схема внешних соединений
Схема электрическая принципиальная Электриче ских проводок.
управления ( окончание) 37 Уровень в приямке. Схема

~ 1 У Приточная система /78 внешних соединений электрических
Схема электрическая па и  н и  и  - проводок.
пиальная гв д с * л о а  налилатооы.Сэсема внешних

Л Приточная система П4 /ПЗ,/7ч,/75) соединений электрических проводок.
Схема электрическая принципиаль- 29 ЪадвиоКки на вводах.
на я управления. Схемы электрические принципияль- 1 привязан:

!~7в П р и т о ч н а я  с и с т е м а  /76. ные.
Схема электрическая принципиальная 30 ЪадвиЫкки на Вводах. —

— lUuS.f/2 I

-

Шиповой проект разработан Sсоответствии 
С двйст6у№щими нормами и  правилами и предус- 
матриваег мероприятие, обеспечивающие 
8ърыёную,в<5рыо0поэ1спрную и ПОО/сарную 
безопасность при эхсплуагации здания. 
ЗлаВный ино/сенер проектa j j f c ^ S  Рыски у  <Р.З.

1
Т П  503-4-39.35 R
Стянцио meхническьео ©бслужиеями» 
ле&кьвык явтпмеёилёй на BOnotmaB _Гл.шт-Ш М Ш 1 £ З ШГИ П РыскиSK- ЗЭдние станции 1 Сгвдиъ Лист Лис.го& [

Kovioja ~ 1'  < 39 I(PumutStnj 9ouf>pe& MV явтоматиздция. Оьицче^ данные ГНЛРОАБТОТРАНСh 1иш IКоиобй.И т  . . п н я —
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В е д о м о с т ь  ссылочных и  п р и л а г а е м ы х  Э о к у м е н т о б

TMA-«M5.TMt|-l7Z-7S
ТмЫЙ-75.Тм4"М-Т5

Обозначение

TM 4.W -75
Монтажные чертео/си
Приборы Эл<х измерение и регулиро-
?rhu9 температуры. Устянобкяня технологических трубопроводах
и оборуЭобяж

ТмА- fW-ЗА. То оке. Приборы Эля измерения
и регулирования уровняОстановка ия резервуарах

т м А ^ Я У Ж Тоэке.Отборные устройства для

Ч<?Скик трубопроводах и резер -

ОСТ 3 6 2 7 -? JL

R.CO!
лгЛЬбоМ Ш

Й .с о г

Н йимецобпние Примечание
Ссылочные документы

измерения давления разрешения
Уровня. Остановка ня технологи-

?ЧЯРЯХ.

Обозначение условные 
Ь схемах а&томагпизаиии
технологических процес
сов.

С хем ы  э л е к т р и ч е с к и е
принципиальные с и с те м
р & т о м я т и э А ц и и .

2, Прилагаемые документы

по о с н о в н о м у к о м п л е к ту
ч е р т е ж е й  m r p k u  Я
ho осн овн ом у к о м п ле к ту
ч е р т е ж е й  м а р к и  ян
ho О снов ном у  комплекту
ч е р те ж е й  марки R
Техническая докнментниия
для 3hiodoS- изготовите-
леи

34

Обозначение Н пименобпние
о Отборное устройство,пербичный измерительный прибор

или Зяпиг.Бстряибяемый Sтехнологическое оборудобяние
ПровоЗкА уходит нв более высокую отметку

у Проводка уходит ня более низкую отметку
C Z ) Ш и т явтомятизяции управления.

Г Г — 5рзгм/1̂ юа|ии проводник элекгроусгйнобкщлриеоединя-
\ _ Г емыц к контуру зявемления обьекта.

бяземляюиций проводник элекгроустанобкигприсоеЗи«ре-
1 1— р мыи к броне, оболочке крбеля к защитной трубе или
L _ b J используемая для заземления специальна жиля хвбеля

присоединяемой к щиму
П — | Отдельный ПэобоЗ или жила кябеля используемые только

>- • —* для заземления электроустановок.
Л Пусковая Аппаратура Зля управления электродби-

еятелем

Условны е обозначения и изобряэ^е м и  9

Об

8 Принятые схемы контроля и автоматизации предусматривают: 
Sd.no приточным системам П'|)ПЗ,ПЙ,П5,П6 

поддержание температуры приточного воздуха, поступающего б 
помещения; защиту калориферов от эямораэ/сибания при рабо
тающей и неработающей системе.трехминутныи прогреб кппорифе 
ров; блокировку клапяноб наружного воздуха и на теплоносителе с 
электродвигателем бентиляторп.яёарииную сигнализацию.

8 2 по приточным системам П2,П?,П9 з а щ и т  калориферов 
o r  замюрао/сибания при р аб отаю щ и х  с и с т е м а х .

8.3 по бытяо|счои системе &6  и приточным системам 
n2,f7S предусмотрено включение резервного электрод вига 
те л я  в е н ти л я то р а  при останове основного электро 
г д б и г а т е л  я .

9 По ТеллоБому пункту и з м е р е н и е  т е м п е р а т у р ы ,  
давления и расхода прямой и обратной боЗы:

{о По приямку окрасочной к а м е р ы  р е г у л и р о в а н и е  
уро б н я .

44 Omtpbimue зядбижек на ббоЗах л/л/ 4,2 кнопок у пожар
ные кряноБ-

<2 А в т о м а т и ч е с к и й  пуск погружного н а с о с а  придости 

ж ении м ак си м альн ого  у р о вн я  боЗы б колодце на 

« у ч а с т к е  м о й к и .
43. С и г н а л и з а ц и я  наличия к а м е н о у г о л ь н о г о  с о л ь 

в е н т а  3 0 %  НПВ 6 п р и я м к е  и к а м е р е  „Р ^ и т ,"у ч ас тк е  
о к р а с к и  и к р а с к о п р и г о т о п и т е л ь н о й .

идие указания
i  РязЗеЛ р р з р я б о т я н  М В  о с н о б а н и и  у к а з а н и й  п о  п р о е к т а р о б я н и ю  

а в т о м а т и з а ц и и  п р о и з § о д с т § е н н ы х  п р о ц е с с о б  В С Н Ш - Т б / М и н п р и б о р С С С р и  

3 r 9 r h u u  с м е ж н ы х  о т д е л о в

г.Питание цепей управления осуществляется от ящиков управления 
„9У"напряжением 220В переменного тока, частотой 50ГЦ

5. Регулирующие клапанына обратном теплочосителе,исполни- 
тельные механизмы к утепленным заслонкам знк&зыбаются
в сантехнической части проекта.

А. При подключении электрических кябелей и трубных прово
док русободстБобяться инструкциями МСН250*70/ммсс ссор 
и Р И В -2 -7 0

6. ^АЗгмление выполнить S соотбетстбии с временной 
инструкцией ВСН 296*73/ммсс СССР.

6 . Монтаж приборов а средстб ябтомятизации выполнить 
соглАСно строительным нормям и правилам СНи ПЩ-ЗА-^А 
£осстро<а СССР.

7. Размещение местных приборов, электрических и трубных 
проводок у то ч н и ть  при клонтяэ/се после установки 

сантехнического оборудования

ГП я блица
t° няруж - 
ного g'os- 
З^ха

наибольшие изме- рявмыо ррехов г/ч

СреЗний РйскоЭ
т /ч

борхниипределилКЙЛЫприборят/у
“ 2 0 ° г м 40,0

» О 0 42.S

1 .N О 0 <2.87 (6 ,0

ПрибЯзот:

UhB.HZ

Гл.имж.
ГИП
Н.КОНГР

ПаблоЕиу 3&
£ЫСКим:
Комобв

HRV.org. №l9Moa.
--------*ронвррВ

Кокоба rflijAb* 
инж. |Йикщимя Ij7//Mv

S 3
XiV

Т П  5 D 3 - 4 - 3 9 . B E !  Я
С г п д н и и я  т е х н и ч е с к о г о  о б с л у ж и в а н и я  

л е г к о в ы х  а в т о м о б и л е й  н о Я О п о с т о б  

6 я З и я |

З д а н и е  с т а н ц и и
RSmoMRmu3 fiuuft

Общие dRHHbiefoKOHURHue)

Листоб

РИПРОАйТОТРАНП
АенитрвЗсый Филиал

3H98-OS 35
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i.Cw M n cocтаёлена для приточной системы Pi
< 9 ^ 9  п р и т о ч н о й  С и с т е м ы  ПЗ,ПЧ,П5. С х е м а  а н а л о ги ч н а , 
д л я  ПЪ п о з и ц и я  T .i  -  з а м е н я е т с я  7 . 2

2 . Позиции на приборы  и  регулят оры у к а з а н ы  
6  с о о т ёет ст дии  со  сп ец и ф и к ац и ей  Я.ССН

П р и в я з а н ;

им в. ы

гнп
н.ш т р
Ш огР.
Гл.спец
Руклринм.

Рыскин_
комоеГа
Хришйно!и
foHRpei
Комова
Никитина

5SS
f M i

m

ТП 5D3-V39.QB R
с та н ц и я  те х н и ч е с к о го  о б с л у ж и в а н и я  
л е г к о в ы х  а в то м о б и ле й  н а  е о п о с т о в

Здание С т а н ц и и

Пригочняя систем#П/ffi..MSJ 
Схемя Ф ункциональная

СтоЯия\Лист Листов

Г И П Р Ш Ш  ТРАНС
Ленинградский яшикл

з р
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О  zee MR

Лог,
Обозна
чение Н  п им е нование Кол. Примечание

Щ и т  газоанализаторов

Йр м р т у р р  сигнальная яс4гон ту4в. 535.9зо-?б Лампа
NL1 Линза зеленая 4 км гш ^ггов
и иг Минза э/селтая 4
SR8 Переключатель универсальный 4 Надпись

М Б Н г -с г э  ry*6-ss6-o?4-?s

По м е с т у

аз Реле уровня П Р У -  5ми г  г о  /so 4
ЧП Вентиль с электромагнитным / См. ч р р г . „Вки

приводом и за ш  елкой 880/50
4 5 кг ВВ8РС8М

S8/ Пост кнопочный ПКЕ~818- 8 УЪ 4

TV/S. S3*t. 0 7 4 -7 8

Сэсегчд э л е к т р и ч е с к а я Позиции на приборы и регуляторы указаны & 
соответствии со спецификацией н а  оборудование Я. СО 4

Диаграмма зам ы кания  

контактов переключателя SP8

Номер
caiw*

Номер
КМТЯКТЯ

p m 0 atom
-*5°1 о*_ т *

[л Л А [1л Iп л п_
X г г г п X X
ж г г и 1 X X
ж m * Я кZj

L?  1* 1в Я ш j

т п 5 а з - ^ - з з . а Б  а
С т а н ц и я  те х н и ч е с к о го  о б с л у н / и в а н и я  
легковых а в т о м о б и л е й  н а  б О п о с т о в

П р и в я з а н : ГИП р  6/скин
Ь З и н и е  с т а н ц и и

Ставит. Ли ст Лис г о С
ИШ /тр Комова JCqjuA - 7 Р 9НМ.огд. КРищйНоСиц 7
г/!, спец РонррсВ 7Щ Уровень В приямке и камере 

" П о и т 4схем ы  функциональная и 
■электрическая принципи?сьнял

ГИПР ЗАВТО ТРАНСРу  к.гр. Комова 1ftauA
ин8- не UWH Никитина Лгнииграаскии рилиг.ц

P f/M -n s  ±5
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л41
г \

qf\T
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т

*°ггов

SR2
« “Док* f г з

а*

‘ | П Г П |

1 :1 4 -4 ^ 3 1 3

Ступенчать iu
импульсный
прерыватель

Питание

к термо 
м е тр у  
сопро - 
та б ле -  ния

П и т а н и е  
a m Я У 
cm .GWS

б б/ше 
нормыHUH4e
нормы

откры
тие

Закры
т и е

*
*г?ft X 
1У м<ъ о о. ич>

Регулятор remt 
Р а туры воздуха 
перед калори
фером

*
Ъ.*
«1 5

Регулатортгмпе 
ротуры обратно
го теплоносителя

? * 
Иаварийная

Сигнализация 5|£ £
Опробование
аварийного
сигнала

ь *
?р
«о о

С х е м а  в ы в о д о в  к о н т я к т о 8  

и  o f f n o m x u  р е / i e  Р П У - г - 0 6  г г о з

Л!_

См.П-<5

Диаграммы работы контактов  
р е гуля то р а  тем пературы  У"

р т - э -у -* .г

сг ^ X 3
«5 S
ё  г

Температура Воздуха
В помещении 

О9 С заданная+4о*с 
1 1 1 |

/г-гУ
I | 1 1
^ Ш Г  1.......

1 ■

<з*г г 1— i ' —

#  не и с п оль 
з у е т с я

Регулятора температурь/ SH4

Т У Д Э -4 -2

?“!
«И

Температура Воздуха
п ер ед  калорифером

-30°С *Э°С*4овс

■юю/Г1г>
в еличинрвафоерени и ала

гудэ-г-4

*>2 £ 
gl!

Температура обрат
ного теплоносителя 

о го°с*зо0сгсо*с 
_]_____ 1-------4-

~тб~ 1------ - \ЧЧЧ^1
- Ы Y///ZZA

в е л и ч и н а  ЗиФФерен циала

и зб и р а т е л я  регулирования  SP2
у п б ы г -  сгэ

о<Ю

« 8  * о

номер
КОНТАКТА

< г 3
ручное 0 автомат
положение рукоятки
-45° 0 + 45°

л п Л п Л п А п
I 4 г — — — — X 2 L

TL ь А — — — — ' X X
Ж 5 6 X X — — — —
W 7 8 X X — — — —

Ключ* управления £РЬ

у п б ъ н - А г ъ

О

§ 1

номер
КОНТЙКТЛ

1 I г I з 1
меньше 1 о 1
полошение рукоятей 1
~As° Е Й 1 1

А п л л Л л А п
Г 4 г — — — — X X
Е Ъ А X X — — — —

Поъ.
обозначение

Наименование Кол. Примечание

Ш и т  а в т о м а т и з а ц и и  В4( .̂.М5)

У Р е г у л я т о р  т е м п е р а т у р ы
Электрический РГ-З-У-4.2 4

и Прерыватель импульсный ступенчатый
22 0& СиП-0<УМ ту  50-58-76 4

HLZ ЙРМЯТУра типа ДС 42044 Tyi6- 535.930-76 лампа
ЛинЗс* красная i кмг4-во ггов

кА Реле Р п у -г - Об ггоз ~ ггов
т*у<б.5гэ. ъы-т4 4

S6 Кнопка Кв -044УЪисп.2ту 4S.S2B.404-46 4 цвет толкртеля - черный
ар Я ^ т о м п г  2Z0Q \Jh *4R

отсечка <Л УН.П-К&М 1^.522^8-74 4
Крепление ня п а н е ли
Переключатель универ сальный УП5500
Т У /е-5 2 4 -0 ? «-? S

SR5 УП5ЪН-йгЪ няЗпчсь t/ЬЧ 4
SRZ ЧП5Ъ№ - СгЭ наЗписЬ rizb 1

Rnnapamypa по м о с т у

М/ Регулирующий клепал с исполнительным См.чеат. „05"
механизмомМЭО-ОДЪ 25 у д39на/ S 506 4

SK4 Устройство герморегилирующее Длима чуВсг-вига/гьноо
дилатометрическое ТУДЭ- 4-S- П4В2 4 тру&ки SOSm

SK2 То оке туд э -г-4 -П 4 в г 4 То о/се в 65мм

1 .Ч е р т е о /с и  Зля с п р ав о к: R -45
5. Схема* сост авл ена  Зля пр и т о чно й  сист емы  

ГН, для п р и т о ч н ы х  с и с т е м  /73,/74,/75
с х е м ы  янвлоеичны .

Привязан

м а ,4*

Ти1Г
н. КРИПWTP*

Штд.ЪНм. 
Гл.слёц
Ру  к. гр.
Цщ.

Рыскам
КоновR
Фонаре*Ш¥
Комова
Никитина

ш OL

ТП5133-*гЗВ.ВБ А
с т а н ц и я  т е х н и ч е с к о г о  о б с л у ш и в а н ц я  
л е г к о в ы х  а В т о м о б и л е й  H R  3 0  п о с т о в

Зд ан ие  ст анции

приточная системаП/(ПЗ..Л$ 
Схема электрическая
принципиальная резулорсВгниа

Стадия Л и с т Л и сто в

Р 40

ГИПР
Лсчинг

Ш О Т Р А Н С
рндский<ро/гир/1



*>ггоъ

см. Я-<6
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Обозна
чение И«именование

S0
эс П р и м е ч а н и е

Дппярятуря ня идите явтомятизяции В13(вУ6)

$ДУ;бЯ2 Переклю чатель  универсальный
уп5 м з -сЛ0  тууе-егд.отд-тв г

SB2 Переключатель (тумблер) тву-У усо. 360.049ТУ У
HL Прмятуря ДСУ20УУ ГУУ6.535.930-76 Лампа ~2208

линза красная у КМ 24-9о
к Реле рлу-г-обггоз ггое тж5гъ.ъъ4-п У
КГ Реле Бремени Рвп?г-ззгз-ооуд-2 2 0 / 5 0 У

ТУ У6- 583.472-79

П п п я р я ту р я  по м е с т у

ВР Сигнялизятор тяги.Предел измерение У
-У60т Окгс/м* с т с в

му.мг ЭлектроЗБигатель 3806 — Смотри чертеж..ЭМ-
АУ.лг Sluuuic чпрс/длениъ — Го асе
$ВУ Пост Кнопочный АСУ-703/2 У

ГУУ6.52в. УУ8-76
мр Сиреня сигняльняя8СС-4 2208 У

ГУ 539.У87-69

i. Sepmeofcu 8a9 спр«§ок: Д-УЭ 
5. С ксм а с о с та б л е н я  «Зля Бытяэ/снои системы 8 УЗу 

3/iw Бытясуснои системы сдг^лтб/ пнплогичны .

Т П 5 0 3 - ^ - З д . Й В  A
с т я н и и ъ  т е х н и ч е слгого обслуживания 
ЛеекоБб/к й д го м о б и л е О  мя StOnocm aS

Привязан: ГИП Рыскин
З Э о н и е  стя/чсдич

СглЗия|Лист Листов
Н. КОНТР КомоВсг Т м Ш Р I /8НПЧ.ОТЭXpUUARHtEtri J f h
Гл.епеиРомареС tf&S' *w 8ыт9г/сняя систем а ВШ !$) 

Скема электрическая 
прини,ипиш и> н& ъ

Р Н П Р Щ Т О ТРАНСРукггр. Ксмовч
UH8A9 инок. Никитина ib s O - ЛСнингряЭсышяияолл J

С 11J&-OZ -5У
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П ит ание
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П ит ание
си гн ал и за 

т о р а г
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V  ̂в- 
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ft3Q.

Репе неисправно
го сигнализатора 
Контроль NW4U9
вОЗоугЯ в MfitUC-

трали
Реле сигнализа
ции о повышен
ной концентра

ции
Питание
Сигнализатора  ̂ * 

° «* 

f8? 
О. в.
5 ?

Реле неисправнос
ти сигнализатора 
контроль наличия 
ВОМуса в магистрали
Реле сигнализр - 
и>иц о повышен- 
ной концентра

ц и и
Питание
сигнализатора

<*
1
$

1

Реле неисправно
го сигнализатора 
Контроль наличия 
воздуха 8 магис

трали
Реле сигнализа
ции о повышен
ной концентра

ции
Питание

Сигнализатора

(i
3 §
g -i 
s ^О Qo Q:

Реле неисправнос
ти сигнализатора 
Контроль наличия 
воздуха в магистрали
Реле сигнализа
ции о повышен
ной концентра

ции

Сбетовпя |
a

ЪВукобяя

Съем букового
сигнале

С х е м а  б ы б о д о Б  

к о н т в к г о8 и  о б м о т о к  р е л е
к/... Кб (рпу-г-овггоз)

Диаграмма замыкания 
контактов Выключателя SP

Соедине-
ние
контак
тов

Полотенце
кон так- 
тов

Рукоятка
0 Г 0 I

С 1-Л4 © "Л4
сг

0
лг

- + - ♦

сг-лг - 4 - *

1Z09\
W 0

? «I
 ̂ £

* 5

_шэ
т о

> 5 ^

Is-
< >

П о з. 
обозна- 
чо ние Няименоёание Нол. Примечание

Ш, urn г ot э>о анализ amo/оа 6

SB Кнопка КЕ-ОНУЗ исп.г ТУ16.556.^01-Ч6 1 цвет ттотеля-чернш
SR Выключатель пакетны й 1

п в г - ю  оспе osss.ooi- ??
K1..-KW Реле ~  220/50 Рпу-г-овггоз 10

ТУ 16.583-331-71
1-SF.2-SF Я В том ат 2206. крепление г

на панели TOYS- 5 2 2 -НО-14
Я63-м Ян- 3.2 осечка <3 1/н

? и П редохранитель  тру&чать/О ПТ 1
т о к  плаёкой ё с та ё к и  2 А

& 1 . 2 П Блок питания сигнализатора нали- 4
ч и я  каменоугольного сольёента
СВК-ЗМ1 го% нпв

По м е с т у

го Манометр электроконтактны й 4
вЭ-t tP S  7i/3S.OS.31‘ 75
Предел измерения:  /0*гс/смг

H L Сие нал сЯетодой ёзрыёозащиш енный / лампа * * 2206
С C6-YS ТУ16- 535.32Э-69 линза красная цгго-35-1

H R Сирена сигнальная 2206 1
В00-1/. ТУ 1S. 539. 187-69

4epmeofcu для справок: Я-9,я-1В

У

С М

А-<8 дл я  B -te

z , «  , ,

43
К9

для В-16
н \  Ш \см 

Ш }*-18
Прибран: Т Ш

ш ш
Гл.епеи

РУКГР.
инн-

рыски а
ХЮШЙмАп
Фонарев

И.конгр К о м о в а
К о м о в а
Никитина

Й Й ;

у  :
&*z l

ш

Т П  5 0 3 - ^ - 3 9 .  В Б  А
Станций технич&ско го обалумивтшя 
легковых автомобилей на 50п о с то в

З д а н и е  с т а н ц и и

З а з о а н а л и з  а  т о р  ь /. Схема эл ект рически  я  принципиальная.

Лист

Г9

Л и стов

ГИПРОАБТОТРАНС
Ленинградский ьилип*

З Н Э З -  0 5 ?  5 5
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Диаграммы р а б о ты  к о н та к то в  

р е гуля то р а  тем пературы  „ SK1

Д Т К В - В Ъ
Обозна
чение
КОНТАК
ТА

Температура возЭуха в 
Зоне в о р о т

0  46°С | 30°С
1 . 11 1

Г п б л и и «  п р и м е н и м о с т и

Нсмер Система
ш* уг 1У1

Алина ,м
iS <0 15

&) \5 15 15

V  У <0 10 15
н

яу Ю г г г з

Привозом

UHB.M2

Поз.
обозна
чение Н рименобание Кол. Примечание

Й п п а р а т ч р а  п о  м е с т ч

SK-{ Латник твмпврятуры бимегаллическии
Д Г К В - 53 3 шкала: 0rfb0°c

УР Регулирующий клапан с исполнитель- См. черт.,,0 8*
ным механизмом МЭ0-0вЗ 2Sh931hw^ 220В 3

Км 3 М а г н и т н ы й  п у с к а т е л ь  ПМЕ - /2/
^  ггоь о с г  1 б .0 5 ъ е .о о 4 -я г 3

М4.М2 Э л е к т р о д в и г а т е л ь  ^З В О В — См. черт.,ЯМ*

Э л е м е н т ы  управления э л е к т р о д ё и г а -
те л я м и  M 4 , M Z

ж. а г Яилик у п р а в л е н и я — См.черт.„ЭМи

Нобель Р К & В Г 4 *г , 5 ГОСТ /508-78 Wm

Провод ЙПВСОЧ. 2 ,5 м м 2 го с т  6 3 2 3 -?9 45м
Трубя л е г к а я  госгзгвг-?5м-р.20хр#5- бооо У2м
С о е д и н и т е л ь н а я  коообка Т У З б .4?ВЗ-Ъ В

К С К - 8 3

^О бозначения (мрркиро6кп)средет 8  а в т о м а т и з а ц и и  
у ка ъ я н ы  & соот вет ст ви и  с ф ункциональной с х е м о й  P *Q  

г.Схем bf составлены для воздушно* тепл ода и  завесы У/, <&гя 
воздушно-тепловых знвес УВ,УЗ с х е м ы  аналогичны ,а длины  
к а б е л я  изменяю т ся согласно т аблице п р и м е н и м о с т и ,

3. С п е ц и ф и к а ц и я  сост авлена для всех за б ес .

гип
Нх о н т р
НйЧлтЗ
Гл.спец
N W ?инш.

Рыскин
КомоВа
ШтпноВш
ЯонйреВ
Комовй
Никитина

XtwA

Ж -Ш -Ш шк-

т п 5 а з -А -з а .а Б  а
Ст анция т е х н и ч е с к о г о  о б с л у м и в п н и я  
л е г к о в ы х  а в т о м о б и л е й  н а  ВО п о с т о в

3 д п н и е  с т а н ц и и

Ъ о гд ч ш н о -ге п п о в & я  завеса 
У<(чг,уис*емы элмгричест принципиальная и 
п о д к л ю ч е н и я .

СтдЗоя «Лист
г о

Лист ов

РИПРВА&ТВТРАНС
Яенунгрпдскии Филиал

^ 1 9 2 - C Z
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Нпимено§яние
СреЗстб
йбтомяти-
ЗРциаГпярямег
рр) места
устяноеки
(отбора
импульса)

Температуря Регулирование У п р а в л е н и е
ГП е м п е р а т у ,ра

8озЗухо£оЗ
перед

калорифе
ро м

т р у б о п р о в о д
о б р а т н о г о

т е п л о н о с и т е л е

Ъ йСЛОНКЯ 
н о р у  ofc и об о 
В о з д у х а

Л2- У вхоЗсг 
УЧ-кр ргмон. 
ТД AKKJ/M̂/l. 
n?*KJUfHTCKR9
П9-я?регя two*
M8XRHUV.̂ WK

Ящик управление-РУ 
/Я9 У (\?чяу; »*яу) Тру бо про- 

8 о£
горячей

Воды

Грубо-  
проьоа  
обратно
го тепло
носителя

Приточ- 
н ы й  
8 о зду- 
ос о Sod

Приточный
вентилятор

Электрон*?.
ревятели
утепленной
ЗЯСлонкч

ШУСТЙНОИОЧНОГО
чертеша Т М Ш -7 5 см-чертиОб4 См. черт. „08" См. черт.„Эм" тм ь-т-?5 TM-M-TS ГМММ-ТЗ

Обозначение
(mrpkupo&kr) CKi S К2 МУ УД SB* $82 РУ №

Табли̂я применимости
номер
кабеля

с и с т е м е

пг | п? | пэ
А л и н Р .М

© 50 30 го

© 35 30 го

© 30 30 го

© 50 УО АО
© 35 го го

f e u  1 1/  1 1 1 - Т Т Л  1 г + 4 -l ■ ■ ■

t = ;

Г- W  «
k V  ,

и «о ► г х £ - *► с5 § « Г- «Х| « 
1» (VI г

* с
V) си 5 К V  «11 «п «n VI *\t- *> <г

)С ■ 1л о  * «о сг 4  ,► ь1 е

Щ и т  а в т о м а т и з а ц и и  № (П 7 .П 9 )  см. Я Н -0 0 *  а л ь б о м  XL
Сталь по ло со бая

4W2 по *0* j

Нон т у р  заземления объекта

Поз. 
обоз н а- 
чение Н пименование Кол Примечание

НпбеЛЬ КГ Ъх1,5И*1,0 гост 43497-7* 36м
На бель ЙКВВГ ГОСТ-1508-78

Ах 2.S 266м
?х2. 5 7Sm

W  » г , 5 80м
Пробой ппв 1*г,5-еео гост еьгг-чъ 36м
Трчбя легкая м -р*го*г.5-бооо

гост з г е г - ? з 3 м
То ofee м-р-Аохзо- еооо Зм

С та ль  полосоёая 4*42 го с т  403-7-6 30м
СоеЭинительная коробка Tyao.y?S3-?s

КС К -  8 5
КСК-4& 3

А. Обозначения (мяркиробкп) средет ё  аётом атиъации
указаны 6 соответствии с функциональной схемой

З.Сзсемя с о с т а ё л е н а  З ла  п р и то ч н о й  с и с те м ы  Ш ,д л я
приточных систем П7,ПЪ схемы аналогичны с заменой 
индекса ё маркироёке кабелей согласно номеру 
приточной си стем ы  и таблице применимости.

3. Линии означают'- —х— 5смонтс<ок- 
Ь.Чертеуси <3ля справок: Р- У2, ff-te 
6. Спецификация дяна для  всех систем.

Пра&яъан ГИП рыскин 7 V
Н.к о н тр Комова .дШч#?7

Нлч.отд. сЗО£1

•>*Й*>
Гл.спеи<|>оняре6 -
РУК. ГР.КомоСо»(лий '

имВ.Н? инш. Никитинеж -

Ствни,ия техн и ческ о го  обслуживания  
легковых автомобилей на зОпогтов

Т П 5 0 3 - ^ - З Э . а Б  А

Ъдачие. с тдн и и и
СтаЗце

npurov/жяя си стем * /7 2 (пт.пе) Схема Внешних cocsunrwuOi э/текгринески:

Л ист Листок

ГИПРОАЬТОТРАНС
Ценингрй&ский Филиал
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Нвименовяние 
средств явто- 
мвти&яции 
(пвряметря) 
место устя - 
новки (отбори 
импулься)

У п/оабление  __________________ ______ __ Т б мп ерпту* эя
ПГ-

Тямбур 
окрлсо* 
ног о 
ууяег- 
кв

ffiop*
Тямбур 
кряско 
‘При*о
тоРитем
Нои

Тямбур 
вент- 
кяме- 
ры

Я uj.uk и чпосхвлениъ Т я м бур 
Краско npu?omo- 

gam e льнои

Трубо
провод 
горячей 
So ды

Трубо
провод 
обратно
го тепло
носителя

Приточ
ный

возбу-
эсовод

П р и т о ч н ы й  
в е н ти л  р т о р  

Км 4

П р и то ч н ы й  
в е н т и л я т о р

к м г

дУ® устяновочного 
чертежи тм4-гзо-7б См. ч е р т ,  „ ЭМ" ТМ4-1М -75 ТМЬ-М-15

Обозначение
(маркировка) ЬР 4 9 4 е я у SB4 HP

*н

18. 1L

и

Лг
»

Л?Г
г-" 1 3 ♦

а й—— Уо /1
уу f?**

//7 //гр fS
г* /7

КС К

■л

L

СЭ И

to
О «•

г
8 5

«о 5
1

0 &
и § «о ^

ксо

1

Поз.
обозна
чение Н вцменобдние Кол Примечянис>

Кабель КВВБГ Г О С Т  У508-78 Ух f,S 10м

КВВГ Vxf.S Юм

ДКВ8 Г
*<*2.5 30м

У0*2,5 75м
Про&оЭ РПШ  7* У,5 УОм

ГОСТ 5783-79

СтплЬ полосовая 4*<£ г о с т  У03-76 УОм

Соедините л ь н я я  коробкв кс*-/сту?£.У7$з-?5 У

5 4

1. Обозначение (мяркиро£кя)среЭств пвтомвтиавцчи 
у кя э я н ы  в с о о т в е т с т в и и  о ф у н кц и о н а л ь н о й  о «темой >7-4

2. О т н о е ж м и с с я  ve/omeofcu: Я - 44

1 ------------------------

|Ё — I .  т т т 3 F F F Т Е
Щ

ч

Ж
:

! = ! 8 $ £ «о ц» г с w  >  X )  * *  i f  «► о  $? С
к

г

и Т Ш n a i M Q i i g №

Щ ит пвтомяти-
□  Зяции П8 

лм Of/-с м .  R H - 0 O SЯЛЬбом XL
С т я л ь4*У£ :

< 0 м

ТП5ПЗ-4-39.ВБ А
С т я н ц и я  те х н и ч е с к о го  о S  служ ив/гния  
легков ы х1 я  в  т о м  об a/т ей н я  з о п о е т о в

К о н то р  заземления объекта
нас электрически*П/9С&О$0К.

ГИПРОАБТОТРАНС
Ленинградский pu/iuafi
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CDЮ
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| Наименование 
среЗеглв 
двтомяти- 

I за с̂ иа ('пара
метр я) 

.места _ 
установки 

|(огп5оря 
импульса)

Ы* усгвнсбочно- 
|ео ч е р т е  о ка

ГПем пера тур а
iM-C&npQm 
куюВноО  
у ч а с т о к  
лз-возЗу- 
хо  вод  ПЧ-ЧТ-ОК
приема иВыдачиП5')ЛНКМ0УКЦ
ГМ̂-39-73

ЪоьЭукойоЗ
перед

Калори
фером

Регулирование

труб о п р о в о д
о б р а т н о г о

т е п л о н о с и т е л я

T M b -jS i-IS  СМ ЛерГ.лОВИ См. черт. «ОЗ"

У продление

Заслонка  
няруэ*сного 
в о ^ у  ха

Ш -С бврочн о -  *У5ое*©Ч 
у ч а с т о к  ПВ-томбур 
окрпсочного ц  
П V* у ч а с т о к  приема и 
в ы д а ч и  
п к -у ч а е т о кМОйКи

Ящик управление-- НМ (Ш У)

Приточпыи
вентилятор

Электронаг
реватели
утепленной
заслонки

См. черт.„ЭМм

ГП ем пература

Трубо
п р о в о д
Ю р я ч г й
воды

Трубо
провод 
обратно
го тепло
носителя

Г м Д - < А Ч - 7 5

n-
14

GO
rO 8CO ■a-*0

1Л
P) ■* *% lO

>• <r

V* •o

Номер
кл&лр

Система
n< | ЛЗ | nk | ns

Длина, м

© ъв До 3S AS
0 Зо Зо 20 20
@ 35 35 fo fS
© Зо 30 20 20

35* As 35 As
0 35 До *5 fS

н й й й ш й и й в м с я и е и и и б

Сталь полосовая ^  
йх<е по Юм !

$----------------- L

Щ и т  рВтомптиьви.ииHi (f?3...flS)cM. PH-009 Яль6о т w

Нон т у р  заземления объекта

Привяъсы

иив.н®

Приточный
возЭухо-
вод

Лоз.
обозна
чения Н а и м е н о в а н и е Кол. Примечание

Кабель КГ з к 5 - ^ гост 12>Ч9? ’ ?Т 36м

Кабель КВВГ гост *508-78 5 **,5 Л *<5м

Кйбеиь дкввг ГОСГ /508-78 <r*8,S 355м

7^2,5 **05м

2.5 *О0м

Кабель кнрэ з*/ г о с т  7В&.4-Ч6 *55н

П р о в о д  ЙПВ ГО СГ  6323-79
{х  8 , 5 -€ € 0 36м

Труба ле гка я  м -Р-го*гз-Ш 0  госгЗгвг-75 Зм

То о/се м - р  -Дох 3.0 - бооо Зм

С т а л ь  п о л о с о в а я  b*<Z гост *03*76 30м

С о е д и н и т е л ь н а я  к о р о б к а  7УЭ6 ./753 -7 5

КСК- 8 3
КСК- <& 3

П р о в о д н и к  П - i  Т У 3 6 . 1 8 7 6 -7 6 3

Обозначения (маркировка) средств автоматизации указана 
8 соответствии с функциональной схемой R-5.

б.Скемя составлена Зля приточной системьг nf , Зля 
приточные систем ПЗ, ПД.П5 с*ема диалогична с заменой 
имЭекся § мдркиребке кабелей согласно номеру приточной 
системы и т а б л и ц е  применимости.

З.Линии означают: —#—  Эем онтяэк:
А. Чертео/си Зля справок'. R-1Q: Д- <5 
5.Спецификация составлена Зла всех систем.

ГИП
и.контр
нйч.отЗ.
Hueмм
РУ к. гр.

Рьккин
К о м  о б а
XouuiMoSav
Токарев
Komo&g

инм. {Никитина

ЙисиГ'
 ̂  ̂Vi

MuzA '
M r

w

ТП 5 0 3 -^-3 9 . 0 5  A
С т я н и и я  те х н и ч е с к о г о  о б с л у м и е я н и я  
легковых автомобилей на еОпостов

за* к и е  стяни,ии

приточная система 
Схема внеиинцх 

с о е д и н е н и и

СгвЭив Лист

53
Листов

ГКПРОАБТОТРАНС
PeHuazpndczu-j punufi/t



к я м?ноВяние 
Средств  

*Втомяти~  
Зации(пярп- 
МРЩря)МЕСТП
установки 
(отбора цнаумеа]

Т емперптурп

Помеще
ние

TQuTP

BoiByxoSod 
перед

т ори <ре 
рои

Т р у б о п р о в о д  
о б р а т н о г о  

т е п л о н о с и т е л я

дао понка наруж
ного воздана

У часто к
Г О о Т Р

Ь о ъ Э у * о е ° 3
Трубо
пробод
горячем

боды

Трубо
провод
окрестного
теплоно
сителе

Приточ
ный 

Возду 
Вод

t§

Стяль пол особое Л  
Ь * 1£ е * 1бм *

j--------------------1

Ь о н тур  заземления объекта

Прив*ас*ч

1
ШШм.

гид
Akomti
Няч.отД,
Гл.спец
РНК .ГР.
инт.

Рыекин
K.Q-M-SjgcL
ypQiUWHogoi
фрляед&
&P.rtog,rt
Ц ш т н я .

Ком$с
Ж ::
ЖААШ1

Т П 5 П З - 4 - З Э . а Б  А
Стяни>ия т е х н и ч е с к о г о  о б о л  у ш и в а н и я  
легко&ых а в т о м о б и л ей  н а  Z O noem oS  _

Листе 6

З д а н и е cmorwuuu
~Ш> п р и то ч н а я  с и с т е м а  пб  ̂
—  С кб м а  внеш них соединении 

9Ле( & £ у а п р о в о д о к

Стадии Лист

ГИПРОАЙТОТРАНС
ЛенинмьЗский Филиал

“ u j n f t  л л



Наименование 
cpePcmS авто
м а ти з а ц и и

У п р а S^ewu®
Я и ци к у п р а в л е н и я <ЗЯУ Яидик упря&лениа 1694

(п а р а м е тр а ) 
м есто ус та - 
нобки (отбора 
им п уль са )

Притоикы и В ентилятор  

д/2

Электронаг
реватели 
утепленной 
Зрелом«и

П р и т о ч н ы й
В е н т и л я т о р

Ы4

ыеустанойочно
Эл 1УОптОл1рй См. ч е р т .  „ЭМ " См. ч е р т, ч Эм"

Обозначение
(МПРКировКД/ R2 РЗ Р4

от
noi.

обогни
чение Н димеко&«ние Кол.

К я б е л ь  К Р П Г  3 x 4 ,5  ГОСТ  4 3 * / 9 ? -1 7 (8м
Кабель ЙК&&Г гост 1508-78

4x3,5 30м

IP X  g,5
И * 3 ,5

Кабель КНРэа*< гост % 86€1-1 6

60м
ISm

ПробоЭ япв гостбзгз-?э
fxe.5-660

Г р а б я  л е г к а я  г о с т З г б г - ? 5

м-р-го» г, 5-вооо
м - р - 4 о *  э о  -  в о о о

С т я л ь  п о л о с о в а я  4*45 го с П О Ъ -Я б

Г о е З и н и т е л ь н а я  к о р о б к п Т У 3 6 ./ ? 5 3 -? 6

К С К - 8

К С * -  46

О т б о р н о е  у с т р о й с т в о

в-so г к ч - з ч з г -73

Примечание

16м

г м

гм
2 м

15м

i.Обозначение (маркироВка) србдетВ по автоматизации 
указаны S соответствии с функциональной схемой П-в 

2. О тн о ся щ и еся  чертежи: Р- //;р -/6/ д. 4?

принтам ТИП
н.гонп

РУК.ГР.

Рысиин
КомоВа

Г П 5 0 3 - ^ - З З . а Б  А
с/памои-ю термического овслуми&егмът 
«легковых я£гомо5иле0 на £0поето6
Звнние стдниии р г5

npwrowH«q система ns . 
схема Внешни* сс̂ аикемии
1элв«Г?ичвС1си»е nfeoSoSo* РИПРОАБТОТРАНС

Лб»УнграЭЬат yu/tfwfl
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>

flTJU.D
JZ-3 ИпименоВяние 

средств я8то- 
мятизяции 
(ппряметря) 
место у с т -  
но6ки(отборя 
импульса)

контроль воздуха Управление  __ Сигнализация

ВоъЭуховоЗ до 
в е н ти л я то р о в

Вы тяжной ве н ти 
л я т о р

КМ4

В ы тя  ofcnou
в внтиля т о р

Км£

ГП рмбур
кр аскопр и готови тельн ой

f/s чстновочно - го чергешп ГК4-428-68 См. ч ер т. „ ЭМ"
Обозначение
Гмяркировкп) ВР г в я У 6 яаС ?я») S84 HP

Поз.обозна
чение Нп именование Кол. Примечание

Кабель ГОСТ4508-78
КВВП Ах <,5 «Ом
КР 86Г4>Н,5
RK8BT

«*г.5 <гом
<0x2,5 24м

ПроБоЭ р п ш -гго  7*4.5 Го с т  5785-79 гам
Трубя обыкновенная <5*г.5*6000Гоет 3262-̂520м
Сгяль полосовая k*<Z Гост <03-̂6 .... .....гом
Отборное устройство разрешения
г о ГКН- 12 8 - 6 8 <
Короб стальной горизонтальный 4
пмоо тк ь  г е о о - 69
Короб стяльной  прямой вертикаль- f
ный ПВ-400 TKH-290qt-69
Угольник вертикальный с внутрен- <
Нвй крышкой У6400-2 TK4-2S23-69

1. Обозначение (маркировка) средств автомата  
ЪАции указаны в с о о тв е тс тв и и  с функциональной 
с ос в мои А-7

2. Ч е р т е  ори длъ  справок: Д -4в,Д-25
3. Сосемо1 составлена Зла В 43, Зля Вытъорнои 

Систем ы  846 схема аналогична  с заменой 
индекса 6 маркировке кабелей согласно номеру 
Системы. Для 846 длины  кабелей указаны в 
скобках.

4<. Спецификация Зяна Зло 2 * систем.

Т П  5 0 3 - 4 - З Э . А Б  А
С ГД нциЯ  технического  обслуживания 
легковых автом обилей чя  gonocrog
З Зян ие сгпрнцид

ьддеЛП ВШТЯ ЕРЦ/Ла!

Контур  заземления о б ъ ект» ытяэ^ная система в 13(6IS) 
Схема внеидниу 
соединений

£ 6

ГИПРОАБТОТРАНС
JlPUliUPCin2***u* аи/лиа л



Няимемо̂ А- Регулирование Управление
«вгомдтизд-
итСмрметря) 
место установ
ки (отбор* 
им пульс»)

Уровень в приямке 
окрасочной камеры 

Я «рит

Трубопровод 
воды к
приемку
окрасочной
камеры

Р я д о м  с 
в внтилвм 

н« 
воде

у с т а н о в о ч н о 
г о  ч е р т е ж а См. черт. „ 7Х ”

С м .  черт. 
Об

О б о з н а ч е н и е
( м а р к и р о в к е ) УД $ ы

По$.
°$°ОНД-
чвние Н ^именование Кал. Примечание

Набель КНР  з*/,5 госг?Я£5/-?е <Г0АТ
Кябель КНР? *1.0 гпст7868</-?6 Юн
Нйбель я ш г м * г ,$  гост ков-1В 50н

ПроВод PflSifS.S 660 гост 6333-19 Нбн
Трубя л е гк а я  гост 3262-75 гг*

м -р-го#г,5  -вооо

Коротка соединительная i

«*-•46. ТУЭ6.47 53-75

I,Обозначения (маркчровка)средств автоматизации 
Указаны в соответствии о функциональной схемой 
а в то м а ти за ц и и  (см.черт. Я -9)

Z. Ч ер те ж и  для  справок: Я т9, d ’ZB

тп50з-А-за.аБ а
Станция технического  о вслушивания  j 
легковы х автом обилей  на  г о  п о с т о в  j

Приаяъан Т Ш Г Рыскин ф = у Здание станции еглл/« Лист Листов 4
tf. контр Комова Ъ>ф Р г?
н т т д . tpummih Ж '
Шлеи ЩнарвВ 1 щ Продень в приямке. 

Схем/i внешних соединении 
электрических проводок.

ГИПР3ABTDТРАНСРУК.ГР. Комова
м е н е инм. Никитина & ? JieHUHtPBdCKOU
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Зп
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Ат
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пш
гМ

г
Наименование
средств
ябгпомятизя-
и,ии (параметра)
место уста-
цо8ки(от£ора
импулься)

йяВление Содеро/санс(е каменоугольного сольце*чтщ Сигмы § * л §

У приямка 
камеры 
,{ft(pumu

У
камеры
,,Д<рит"

Участок
окраски

Краско- 
приготови
тельная

Ь приямке 
камеры 
и Р<ритм

8 кямере 
щ Д<ритп

Участок
окраски

Краскопри- 
г ото битель- 
ная

| l
Is

и ?

Q̂IU 5 :»:> &

Укпм epi/Jpur'
rJ$ установочно ТМ*1-22LS-7&го ЧСР!JiPfHO 
оБознячеж/е 
См пркчао6ка1_ п го 2S.4 as.г 2S.3 26 ни НА

пог.
0б0$ЧЯ'
чение Наименование Кол. Примечание

Ня бель rocHsoa-78
_________Л-ЯДГ ‘txf.s_________ 380м

КРЙБГ 4 У/5 ЬОн
Кабель рршэ 4x1,5 Гост 5783-9$ гм»
ППруБа легкая М-Ря20х$,Б-В0(Ю Юм
гост ъ ге г-чв *
ГПруБд Го ст 89Ъ4т95 35м

ш рхвооо-гоI 1 $ & V

ЪРйн контрольные/ треххоЭо$ои__ ч
Ктк
СталЬ полосовая 4x42 Госг 403*16





Наименование 
Средств авто-
Мйтизотции
(параметра ) 
место уста
новки 

(отбор и 
импульса)

У  npot в л е н и е

З адвиж ке*  Д4 З а д в и о ^ к а  а/5

Обозначение^(маакироваа) г в я у 5 Я У

поъ.обозна
чение Н п ц  м е н о В а н и е Кол. Примечание

Кябель ЙКВВГ 4*25 nocr HS08-18Е Шм
Кабель KBQP 4xY,5 го с т  1S08-78E Мм
Провод ЙПЗ сеч.8.5мм * гост €3г$*79 гзом

(П р убсг л е г к а *
г о с т  3262-75 м - р -  го  * г.5 -  воао 8С7м

Соединительна* xeaoSka n/3$.i7S3-7S
KCK-8 н
KCAC-fe г

С я л ь н и р  Q -4 6 8

i . Д ан н ы й  черт вш  р а ссм ат р и в а т ь  совм ест н о  

С ч е р т .  Д“3<
г . О т н о с т н ч и с я  ч е р т е ж  Д -г е

т п 5 [ ] з - 4 - з д . в Б  а

с т а н ц и я  технического обслуживания  
легковых автомобилей на е& поста в

при&я&ан run PbtCRU/t а -»
О о я н и е  с т а н ц и и

СтаЗю Лист Листов
Htw.ord. ХршпноВю а 30Га.спей Фонрреё1 W
И. Контр Комова щ ё к 1Ьадёйнки на вводах, схема вмеиу̂ их соединении

электрических проводок (начало).
гипродатотРАнс
Ленин.ррдсх vtr филиал

PH К.ГР Сомова Т3ш&
О Т О ■ ичн. Мшоил 4 т

* ffS S -O S  ез
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Наименование У п р  or 6 л  е н и е
с р е д с т в  
п в то  м а та  з r u jju  
(п а р а м е тр а  )  
flecmo установки
(йпп&сраг
и м пульса)

о с и „£ -Г оси,, а ч " о си  „ Б - / " оси,,6*6*2''

оси,, 6-6*2" 

на отм , 
3.000

ОСu„w - f - 2 1' оси „ D - f - г " оси „ б - в - г - з " о с и  „ В -  3" оси, ,6-6-3" оси „6-4"

обозначение
(манкировка) / S 6 г в ъ 3SB «S6 <8S6 S$6 6Sb 756 8SB 9S5 u s e .

Обозначение
(пяркиро8пс1) wse. y a s e УЗ se y v s a VS SB ■16 SB V?SS
наименование 
средств авто
матизации 
(параметра) 
Место 
установки
(отбора
импульса)

осел,г-4 " оси* 8 *4* 5" оси„£Л5" oeu„ff-E-5" oc«„e-6 -s" aeu„BS-6n OCU «W-6''

Управление

T n 5 D 3 - ^ - 3 3 . a B  A
д та н и и я  mexHuwecKozo об олу шив ctnua
л е г к о в ы х  а в то м о б и ле й  а  к SO п о с т о в._.

П р и в я з а н ГИП PbtCKUH^ 7 = 5 ? i>

З д а н и е  с т а н ц и и
Сг»Л/а1Л(/ег 1 Листов

Нм.отд. YpuuimSdi
Р  | 3/ |____ ___ Гл. спей 9онрр?в

И.КОНТР KomoSa Ъайвияски на ввоЭе. 
$?£!£1 внешних соеЗинениОЭМЕКТОииВсхик Я Л _ п _ г ,— ГИ П Р П А В ТО ТР А Н С

u u a  jj L . ______I . J
РУк-rP Комова



с
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гл
р
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о
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/

I л 
| :эП)

I

4[о
ш

3 _

К поЭяюицвму 
*с о л л й к т о  ру

U3 НА ручной 
те п ло сети

7

с м .  ч е р т .  Я - 3 3

В Наружную \ 
те п л о с е ть  \

Позиции нп п р и б о р ы  указаны 8 соответствии 
со спецификацией Я .С 0 4

t 1 —  см. та б ли ц у ч е р т. Я*2

Приводам:

инв №

гит
И.К0НТР
favors.
Г/t,спей
РУ к. ГР.
инш.

Рыскинс
Ком о for

PoHppeS
Ko m o Sb
Никитин* -иг

ш

Т П  5 0 3 - 4 - 3 9 .  В Б  А
С та н ц и я  те х н и ч е с к о го  обслуживания

Ъ д я н и е  с т а н ц и и

Т е п л о в о й  п у н к т
С х е м а  ф  у н к ц  и  о  н а  Л Ь  н а  р

___ (начало)_________

Стадии Ли с т Л и с т о в

Р 3£

ГИПР
Лечи»'.

OA&TDTPAHC
TdoHckuu pUAUr.l
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поъ.
обозна
чение И « именобйние Кол. Примечание

SF. А в то м а т  220&,3н =0,630 отсечке
SP/...SF4 /,3-Эн. крепление на панели ЯбЗ-м

ТУ 46.522.4/0-74 5

Кабель КВВГ 4*4.5 ГОСТ 4508-7в£ 22м
ГПо оке. RKBВГ 44*2,5 40м
Пробод ДПВ 4*2,5-600 ГОСТ 632 3*79 40м

Труба легкая Гост 3262-75 м-р-гок2,5-бооо Зм

Груба стальная -/4x2- ВОгост S 734-75* 3 0м

Сталь полосовая 4*4г гост 403-76 45м

Вентиль запорный муфтовый 45кн /8бр 4

Кран контрольный 3£*одовой ктк Ду« 4мм 4

Проводник П/ ТУ36./276-76 3
Отборное устройство/6-225 ГК4-430- 67 49
Отборное устройство/6-80 ткЧ- 3/44-70 /6
Отборное устройство /6-200 ТКУ - 3428-73 /

Р й м р  //00мм ТК4- 546-69 4

1, Обозначение (мрркиро8ка)средств автоматизации
указаны 6 соответств и и  с. функциональной схемой
йбгпомятизяиии: Я-32.Я-33

2. Приборы без позиции заказываются в разделе „Вкм 
3.4epmeofcu Зля справок A*3S.
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Стянция технического абслуюивяния 
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