
т ш ю в и и  П Р О Е К Т

9 0 1  - 3 - 9 9

С Т А Н Ц И Я  О Ч И С Т К И  в о д ы
ПОВЕРХНОСТНЫХ источников
С СОДЕРЖАНИЕМ ВЗБЕШЕННЫХ ВЕЩЕСТВ ДО 2500 МГ/Л 

П Р О и з в о д и т Е л и а о с т м о  5 ,0 ТЫС. м 3 /  СУТКИ 
С В И Х Р Е В Ы М  С М Е С И Т Е Л Е М  

Г Л А В Н Ы Й  К О Р П У С

А Ш О К  I I I

ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ. СВЯЗЬ И СИГНАЛИЗАЦИЯ

болеро

http://www.kruzhevo-len.ru/vyazanye-kardigany-kruzhevnye-bluzki.html


ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ТШОВОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ 
ГОССТРОЙ СССР 

Свердловский Лопал
620062, г.Све£дловск-С2, ул.Генеральская, 3-А.
Заказ Ji S t W инв Л (Ш
Сдано в печать Х978 г . tie на / -  *г>



|т
'.

н
*п

о
А

л
. 

[п
о

д
п

и
с

ь
Га

й
Т

Л
 

Т
и

п
о

в
о

м
 

пр
ое

кт
 

5
0

Ы
-

9
9

 
Л

л
ь

&
0

м
 

ш
С?о д е р ж а н и е

М арка И о  и  м  е  н о  У а  н  и  е Стр.

(С о д ер ж а н и е 3

п з г П оя сн и т ел ьн а я  з а п а с !к  а 4

П л ек т р  о  т е х н и ч е с к а я  к  a  C m  6

эовг .  / Общие даннЬ /е У

ЗОВГ-BrS С п ециф икаци я ВгВ

30BPS
П итание эл ект роовор удоУ ания 1  с е к ц и я  
С хем а п р и н ц и п и а л ьн а я  эл ек т р и ч еск и я до

в еер  7
П ит ание эл ек т р оо б ор у  По Б ан  и  я  / Г л екция 
С хем а п ри н ц и п иа л ьн а я э л е к т р и ч е ск а я д !

30BPS
У правление хозпрпгиУчлоз/сарнЬ/ми ноСоСами /Д~ БД 
Схема принципиальная эл ек т р и ч еск а я i2

ЗОВР9
У правление наСоСом л ед  качки  ГОД (  ГОД) и  дренатнЫм наСоСом е е f f (23Д) 
Схемы п р и н ц и п и а л ьн ее эл ек т р и ч е ск и е /3

30BPW Схема п одк л ю ч ен и я  эл ек т р о о б о р у д о в а н и я Г4

ЭОВР / /

трансформатор. С екционны й аУ т ом ат  о. 4 кУ. 
РрдЫ заусим оУ  п а н ел ей  Щ0-70 ГУ

Э08ГН2Щ ПавелЬнЬ/и ор сурнал . fSr/8

ЭОВГ- ГУ
Р азм ещ ение элекгрооворудоУ ания и  прокладка кавелл щ ит оУ ая Н оС осная 
Станция о  подсема. ВоздуходуУнар. План на  emM .-2.fyoo и  о .о о о . гэ

эовг- /В
Разм ещ ение злекгрооУ ЬрудоУ ания и п рокл адки  к  а  п ел  я . 
План на  от  м С. ООО, -  Г. ООО о  О. ВО О. ЭСлоУнЬ/е обо зн а ч ен и я  ■ 20

308Г-17
Разм ещ ение эл ек грооворудоУ ания и  п р окл а дк а  к  а  в ел я  
План н а  от м . 3. So О и  4. 200 г г

ЭОВГ- is
Р азм ещ ение эл ект рооборудсУ ания и п р окл а дк а  кавеля. Рент  камеры, 
р о з  c r o p  н оя. План6/ ма отм. -2.400 a З.БОО. Э кспл икация- 22

эовг- rs Щиток Счет чикоУ. Схема вклю чения П вщииУади Схема со ед и н ен и и . 23

ЭОВР 20
ТранСформаторная п о д ст а н ц и я • План, разрезЬ г и  
однолинейная сх ем а . У . /  кВ. 24

308Р21
ГПранСферма т орн а  я  п о д ст а н ц и я . У ст амоУ  н а  р а зъ е д и н и т ел я
и  3*п р едох р а н и т  ел ей  ПК L— / ЗУ

ЭОВР 22
т ран сф орм ат орная п од ст а н ц и я - /Г ондт рукция п о д  р а зъ е д и н и т ел ь  
Р83-гп/4йо и  3  п р едох ран и т ел я д к  Z _____ / 26

ЭОВГ-23
/П рснС ф орм ат арнар лодС/панщир. УЬ/УодЬ/ У.Н У к а м ер е  
т рансф орм ат ора. УонСтрок ц  и  и . 27

dab вам а Щ

мрркс С / а и м е н о ё  а  н  а  е Стр.

ЭОВГ-24
ОпроСнЬ/и лист но распределителбнь/е щ атЫ  зэо/ггов из 
панелей серии Щ0-70 2S

ЭОВГ’2Б
Опросный лист. ПопанелЬная Спецификация на ап п а р атур у  
шкафа щр /ав- 69 20

ЭОВГ-26 Электрическое оСУещение- Планы на отм . 0.000 и-гЛ оо 30

ЭОВР 2? Электрическое осУещение. План н а атм.З.У оо ЭГ

ЭОВГ-26 Заземление. План на отм . о.ооо 32

308029 Заземление. План на отм. З.Боо 33

ЗОВГ-ЗО
ПланЬ/ на о тм . 0.000 и 3  Boo С нанесением  
Сетей Сблзи з4

-П У том ати зац и я  и /сип

PH В Г-Г Общие данные ЗУ

ЯКВГ- 2,3 Спецификация Э6;37

яквг-4 УлраУление и контроль. Схема функциональная 38

Я KBPS Схема питанар оривороУ технологического контроля 39

пне г-б Проточная СоСтема П-/. Схема принципиальная элек тр и ч еск ая 40

ЯКВ Г- 7 Сигнализация опера гору. Схема принципиальная электри ч еская Б/

ЙК8Б8
Схемы функциональная приточной' Системы n-f. подключение прибора б  
и уСтроиСтбтехнологического контроля .  Спецификация  . 43

ЙКВР$
Схема подключения прибороУ и уСтроиСтб технологического  
контроля• 43

Й КВ Г-ГО
ранные для заполнения опросных лиСтпУ на дифмано - 
метры -расходомеры. 4Н

Т . п .  9 0 1 - 3 - 3 9—
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Ведомоёт/) черт ежей о сн овн о го  ком пл ект а Ид

1 Лист f /аиме н ова  н и е Примечание

22/ 7 П ояснит ельная ЗапиСха

Общ a  ft час! m b
8 наст оящ ем  пррект е Разработаны рабочи е черт еж ей  

элект роснабж енияj эл ект роосвещ ения, за зем л ения , Сбязи, 
авт ом ат изации эл ект ропривода, т ех н ол о ги ч еск о го  
контроля-

По т р ебо ёа н и ям , п р едъ явл яем ы м  В от нош ении  н а 
деж ност и и бесп ер ебойност и  эл ект р осн а бж ен и я , эл ект р о - 
прием ники наСоСной С танции л г- подгем а о т н о ся т ся  к. 
п ер вой  к а т его р и и  н ат р е бЪ т ел  ей  эл ек т р о  -
эн ер ги и .

Эле кт р о С набж ение С т анции и  п л ощ а д к и  о  Су -  
ш еС т Вляет С я двум я  СиловЬ/ми т р а н сф ор м а т ор а 
ми по 760 к  бя-

Н ормально В р о б о т е  н а х одят ся  о б а  т ран сф орм а
т ора каэ/сдЬ/й и з к от ор ы х  р а б о т а ет  н а  с в о ю  
С екцию  ш ин .  При и сч езн о в ен и и  н ап ряж ения н а  одной
ид Секции ш ин С хем ой т т едусм от рено ДВР С п ер ек л ю ч е
нием  обоих С екций  на  оди н  т рансф орм ат ор С от клю чением  
на грузок  Ш К ат егории  - _Для к ом п ен са ц и и  р еа к т и в н о й  м ощ н о ст и  
предусм от рена  уС т аноВ ка конденС ат арнЬ / х  б а т а 
р еи  т и п а  УН- 0.38.

3 j j  е  к  т р о  о  б о р  у  В  о  £  а  н и е .
В се эл ек т р о д ёи га т ел и  Вь/бра нЬ/ дС инх ранн  Ь/ -  

ми С к ор  от ка зом  к  нутЫ м р от  а  р ом  с  п н  С к ом  о т  
п ол н ого  н а п р я ж е н и я  д ет и  и  о оС т а бл я  /о т а я  
ком плект на с  т ех н о л о ги  чеС ки м  о б о р у д о в а н и ем • 

Н апряж ение п ит ани я эл ек т р о д  В и  г а  т  е л е  о  
~  вво 8.

Для р а сп р е д е л ен а  я  э н е р г и и  принят ь/  р а с п р е 
дел ит ел ьны е к а п ел и  ЩО - 70-

Для пуСка и к ом м ут ац и и  д в и г а т е л е й  п ри н р  -  
тЬ/ норм  ал  и з о  В анкЬ/е С т анции у п р а в л е н и я
В ш каф ах Щ Убаоо, СцловЬ/e ш ка ф 6/ С н ег, ,  
Я щ ики уп р а  В л е н и я  Я В S00о, р а зм ещ е н н ы е  В
эл ек т р о т ех н и ч еск и х  п о м ещ ен и я х  и  м а ш и н  -  
нб/х З а л а х .

Р а сп р ед ел ен и е  эл ек т р о эн ер ги и  и  п ри С оеди  -  
н ен и е эл ек т р о д в и га т ел ей  к  л уС коВ ы м  a rm  а  -  
рат ам  В ы п ол н я ет ся  к а б ел ем  м арки  /78 в  Г, 
прокл ады ваем ы м  п о  С т роит ел  ЬнЬ/м к он ст р ук ц и ям  
от к ры т о на С к о б а х , н а  кабелЬ нЬ /х  к о н ст р у к 
циях , а  т а к ж е  В п ол и эт и п ен оВ Ь / х  и  б и н и -  
плаСтоВЬ/х т р уба х  В п ол у  и  п о  Стенам  С оор у
ж ен и й .

/Пипо Вой проект разработан В С оот вет ст вии  С 
действующими нормами и правилами и предусматри
вает мероприятия, обеспечивающие бзрыбну/е. 
Взрыбопо?р:орнун> и пожарную безопасность 
при эксплуатации здания 
Главный инженер проекта
Э лект рот ехническ о й  цаСти /.ШерСтрхова)

Э лект рич едкое освещ ение
Проектам предусмотрено о б щ ее  рабочее осВещ -  

ние, аварийное освещение дл я эвакуации и м ест
ное освещение. П итаниее аварийного осв ещ ен и я  
праивВодит С я о т  Сило В о и сет и .

Напряжение электрической Сети 380/его В.
Лампы р а б о ч е г о  и  а в а р и й н о го  о с в ещ ен и я  вклю

ч а ет ся  на е г о  В. ветЬ м ест н ого  о св ещ ен и я  п и 
т а ет ся  ч е р е з  п о  н и з и телЬнЫ е т ран с ф орм ат  ары
гго/звв. „  .

в ел и чи н ы  оС б ещ ен н оС т еи  п рин ят ы  о С оот 
в ет ст ви и  с  норм ам и л р о е кт ироВ ания н а  и с 
к у с ст в е н н о е  о сВ ещ ен и е  СНи л  пря, 8-7 fr.

Г рупповая СетЬ в ы п о л н я ет ся  К а б ел ем  
РВ8Г С п о д в е с к о й  н а  т р о с е  и  к р еп л ен и и  н а  
ск о б а х , В адм ини ст рат ивна -  бЬ/товб/х п о м ещ е 
н и я х -  п р о в о д ом  J7/708C -  СкрЬ/та.

в  качестве ос 8е m u те ль н о й  ар м атур б /  д ля  
производственнЬ/х помещ ений применяю тся све
тильники С лам п ам и н акаливан ия, в  а д м и 
ни стративны х пом ещ е н и я х  -  С л ю мин uС ц е н т  -  
нЫми рам пам и .  0С ветителЬ нЫ е щ и тк и  п р и н ять / 
ти п а  ощ в и ОПМ.

В се  м ет а л л и ч е ск и е  н ет  о  к о  в е д у щ и е  ч и ст и  
о св ет и т ел ьн ой  арм ат уры , а  т а к ж е о ди н  и з в 6/в и 
дов  В т оричной о бм от к и  п о н и зи т ел ь н ы х  т р а н с 
ф орм ат оров , за з ем л я ю т ся  лит  ем  п р и со ед и н ен  и  я  
к  н у л ев о м у  р а б о ч ем у  п р о в о д у  С ет и о с в е щ е 
ния.

Зазем ление

д о  г л а с  н о ПУЭ и  C//3S7-S6. п р о ек т ом  п р е  — 
дуС м ат ри ва ет ая С о о р у ж е н и е  за зем л я ю щ  е г о  
у ст р о й ст в а  и  з а з е м л е н и е  к о р п у с о в  эл ек т р о  — 
о бор уд ова н и й .

Для о р га н и за ц и и  сиС т ем Ы  з а з е м л е н и я  п р еж 
д е  в с е г о  д ол  ж нЬ/ оЫтЬ иС лол бзоВ а нЫ  ест ест 
в ен н ы е з о з  е  мл от ел и  : м ет а л л и ч еск и е к он ст р ук ц и и  
З да н и я /  т е х н о л о г и ч е с к и е  т р уб о п р о в о ды ,  обол очки  
к а б ел ей  (к р о м е а л ю м и н и евы х )  и  др .

С оп рот ивл ени е з а з ем л я ю щ е г о  у ст р о й ст в а  н е  
дол ж н о п р евы ш а т ь  40м.

П р ест уп а т ь  К со о р уж ен и ю  н а р уж н ого  к он т у
р а  за з ем л ен и я  н ео б х о д и м о  т ол ьк о  п о сл е  п р о 
в ер к и  н а  соп р от и вл е н и е  р а ст ек а н и ю  и дп ол Ь зо - 
ваннЫ х ест ест в ен н ы х  за зем л  от ел ей .

Сё ЯЗЬ й Сиг нализс/ц а  я  •

Р а боч и е ч ерт еж и  ст а н ц и и  оч и ст к и  ёодЬ/ п о верхностных и ст очн и к ов  р а зр а б от а н ы  н а  о с н о 
в а н и и  з а д а н и й  т ех н о л о г и ч е ск и х  о т д е л о в , 
„П равил и  н орм  т ех н о л о ги ч еск о го  л р о ек т и р о ёа -  
н и я"  н г л  322-68 М и н и ст ер ст в а  С вязи  СССР.

/77ел еф  о  н и з а  ц и я и  р а д и оф и к а ц и я  з д а н и я  п р е д у с 
м а т р и ва ет ся  бт  в н еш н и х  С ет ей, б л о к е к онт акт ной , 
кам еры  от  гл а в н о го  к о р п у са .

Для электро ча Соф икации Станции предуС -  
мдтрены электро пер вичные Часы ПК л. 3- 24 С Сетью 
Вторичных часов.
- /ЛелефаннЬ/е а п п а р а т ы  и  В т оричны е чаСЫ  

В клю чаю т ся В к ом п л ек сн ую  СетЬ о бъ ед и н яю щ ую  
о Своих к а б ел я х  линчи т ел еф о н н о й  с в я з и  и  
Э л ект ро ч а с  о  ф и  к а ц  и  и.

Р а с п р е д е л и т е л ь н а я  ком пл екС н с/ я СетЬ  
В ы п ол н я ет ся  к а б ел ем  ТП8 70*г*  о .б , а б о н е н т 
ск а я  -  П роводом  /7 Г в  Ж, 2*8,6 от кры т о по С т енам .  
ВмкоСтЬ к о м п л ек сн о й  с ет и  С ост авл яет  70*г .

Р а ди от р а н сл я ц и он н а я  СетЬ Bb/прлняетСя про
водом  Г7Г8Ж 2* 7, г  и  ЛТВЖ 2*0,6 открЬ/тпо ЛО 
Стонам.

П одклю ченио линейнЬ/х у ст р о й ст в  с в я зи  и  
ради оф и кац и и  к  внеш ним  С ет ям  вы  п ол н я  етС/7 при  
п р и в я зк е п р о ек т а .

Д ёт о м д т и за ц и я  и  т й х н о л о ги ч еС к и и  к о н т р о л ь

8  Соответствии Со Структурной Схемой управления 
принятой В проект е, конт роль за  т ехнологическим  процессом  
очистки Воды осущ ест вл яет ся операт ором .

77а щит операт ора ЗынеСенЫ оСновнЬ/е показан  и  я  Следу
ю щ их  т ех н ол оги ч еск и х  п арам ет ров-

d. ра сх од боды  п ост уп аю щ ий  н о  С т анцию ;  _  
г . р а сх о д  Воды н евы х оде и з наСоСной Станции л -^подъема; 
3г ур о в ен ь  В р езер в уа р а х  чиС т ой воды ;
К. доза  оСт аточнаго х л ор а ;
5. С ветовая С игнализация необх одим ост и лромЬ/вки филЬ- 

триб)
6. Сигнал о  ра бот аю щ их  наСоСах Ж - подъем а, а т акж е

их дист анционны й п уск ; „
7. Сигнализация У ровней п ер ел и ва  виды  В никрофилбтрах 
(для вариант а СмикрофилЬтрами].

В зол  ф ильт ров ВЫнеСенЫ С ледую щ ие парам ет ры :
/ •  пот еря напора на ф ильт рах ;
2. padх од лромЬ/Вуой Воды.

В проект е предусм от рено ограничеС кие С рабат ывания 
пож ар к ого  за п а са  6 р езер в уа р а х  у  иСтой Воды, а  т а к - 
Же ра зр еш ени е р а сх о до в а н и я  п ож а р н о го  з а п а са  по 
ком анде оп ерат ора .

П редусм от рена авт ом ат изация п р и т а ч н ой  СиСте
мЫ о-/  ;  п -г (д л я  В ариант а С к он т а к т н ой  кам ер ой J ;  
за щ и т а  к ал ори ф ера  от  зам ораЖ и Вания, эл ект р о - 
o s  о гр еб  за ел о  нки, п одд ерж ан и е, т ем перат урь/  прит очного  
В оздуха, конт роль з а  р а б о т о й  в ен т а гр егат а  ги з пом е
щ ен о  7 д и сп ет ч ер а -

X ан ет рук  т и в н а р  н а  Cm 6

/,пя р а зм ещ ен и я  а п п а р а т ур ы  конт рол я эп рав- 
л еньр  и С игнализации , предусм от рен  щ ит ' оп ер а 
тора, расп ол ож ен* ',)/й $ ди сп ет ч ер ск ой  ни  отм. з.$ оо  
6 осях  ?-8 щ ит  и згот овл я ет ся  п о  7в  36. 776-?/

Т.П. 9 0 1-3 -33 /13
CUИМЯ ОЧИСТКИ ООДЫ ШШШТИЫХ и с т о ч н и к о в  С СОДЕРЖА' им ем 1 в е ш е н н ы х ,  вшито д о  аш m i s  ороишаитсаи-,Г.5тй S. 9 Tt»:. С1ТЙИ 1 ШРЕвЬ'.М СИЕСКТШМ.И1МЛИСТ N?mm п о д п и с ь &Д

р о к ,  г р . m um * 7Ц=Г
1 Га a t н ы й ш пяс

ЛИТ. Л И С Т л и с т о в
/ PlK. ГР. СМЕРДОВА 7 ^ L) 1 р

\Ы . T P . hcceit '/чей,
Г и п Ш е р с т я н о ю ПОЯгииТРАЬИАО Ц Н И И З П

Ш И Е Р К О Г О  О Б О Р З Д Ш К И *  
Г. М О Ш й

ГА.ШЦ OTAстепшнм И 0 л t Н п 1 С Л » Н я л
ЗАПИСКАН А 4 - O T A . Г о л ь ц  м  а н

Сф-ЪЬв'ОЪ
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Ь е ^ О М О С Г О Ь  Н Е Р Ш Е Щ Е Й  Ш К ® Р 0 1 Ш Ц и ч т о и  4 U t « t t

si0.0
cj- кист И п  м и  О U W U 1\РИМЕЧИ.

1 0ЫЦИЕ ДАНЧМЕ

г £. П Е Ц И Ф И К А Ц И Я / Ц А Ч А Х О /

3 М е ц и ф ц к д ц н .я / п р о д о а ж е н и е /

4 Сп е ц и ф и к а ц и я  / п р о д о л ж е н и е /

7 Сп е ц и ф и к а ц и я  / о к о н ч а н и е /

6
ПИФ АН ME <?ХЕ КТРООВОРУДОЬАН ИЗ. I  СЕКЦИЯ. 
СХЕМА ПРИНЦИП ИААЪИАД ПЕ КЩРИЧЕСКА*.

7
tfHTAHMt Я АЕКТРООЬОРУДОЬАИИЯ. и СЕКЦИЯ.
Схема прмццмпиАКЕмдл пектрнческая

8 УПРАВЛЕНИЕ ХОгНРОфИЬО ПОЖАРИМ MU НАСОСАМИ АА -г 6 А
Схема прим1ииикАьцля як* ^ трмческая

9
УПРАВЛЕНИЕ НАСОСОМ ПОДКМК И 4&Д/19А/ И АРЕИАШИЫ M
насосом *ш ?5Х\Схемы приникоихавчые шктрические

АО Схема  подключения твтрооворудоьхния

АД IM ^ i^ A T O p .  СЕКЦИОННЫЙ АЪТООМАЙ 0.4 КБ. 
Р я АЫ. ВАДИМОВ ПА иелеи 1110-70

А* ЩАВЕЛЬНЫЙ ЖУРНАЛ /  КU tГП А/

AS К д в е х ь н ы й  ж у р н а л , / хнст я /

14 КАВЕАВНЫЙ ЖУРНАЛ /  X И С П\ V

А5
1 Ш Ш Щ Щ 5 Щ т а д  н ор.оккааял каьеахднто-
ЬкЙ.НАСССНАД СТАЧЦих Е ПОХЧМАЛогД<ХОХ1ЕНАЧ. ПКАН НА ШМ.-2.400и 0 000

16
PASMEULEHUE тПТМОЬОРШЪАЧИА н нрокхадкА каьеая. паан 
на отм. о.ооо. - д.ооо и ‘моо.уотньм оеоеиачения.

17 ^ э т г ' в в ^ ^ Т о Р ’г ^ ^ в 1' » ” " * » * • «  “ им '-

18
РАЬМЕщЕНМЕ ЯКЕНТРООЬОРУАОЬКниЯ и ПРОККАДКХ ЬАЬЕХа.ЬЕНТ- 
КАМЕРЫ.ЛогАТОРнАЯ. ПкАНМ НА ОТМ.̂ ДООи Ь600. ПеПКИКАИНЯ

А9 Ш.Мгп0К СЧЕЮЧИКОЬ. СХЕМА ЬКАЮЧЕННЯ. 0Ь1ДНИ ЬНА 
11 СХЕМА СОЕДИНЕНИИ. ^ А

го ТРАНСФОРМ.АГООРНАЯ ПОДСГПАНИиЯ. ПА АН. PAbPEEW и 
ОДЧОАИНЕИНАЯ 1 X ЕТл А V ---7 ib-

«1
ТРАНСФОРНАТПОРНАЯ ПОХ,СМАни,И %. УСЩАНоЧкА РАЪ'Е- 
ДИНИГОЕАЯ И S-Х ПРЕДОХРАНИ (ЕЕ А ЕЙ ПК /---7

ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДОтАИЦИЯ. Конструкция НОД PAVE* 
ДИМПЕАЬ PSS-10/40Q U 3 ПРЕДОХРАНИТЕЛЯ ПК/ /

гз ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ. ЬМЕОД̂  Н.И. 1 КАМЕРЕ 
трансформатора. Конструкции.

74
ОПРОСНЫЙ 1ИСГО ИА Р АСПРЕДЕ АНТЕ АНН ЫЕ ШИТЫ З&о/по Ь 
иг ПАИЕАЕЙ СЕРИИ ЩЙ^О ^ 1

v Опросный АИСТ. КоПАИЕАЬНАЯ С ПЕ ЦИФИ КХЦИЯ ИА 
АППАРАТУРА ШКАФА ШР ЧД 6-69

2 6 ^ХЕКЖРИЧЕСКОЕ ОСЬЕцЕНМЕ. ПХАИЫ UA ОТМ.0.000 И - £ . 4 0 0

<п Э т и р и ч и ш  ocbtintHut. Лкч« нл ощм. иоо

гь Заъемхе и и е. 1\аан на ОТМ. 0.000

2 9 Ъаъемаеиие. 1\каи ИА ОММ. Ь.600

30 РЛАНЫ НА 0ШМ. 0.000 Н 1.600 С НАНЕСЕНИЕМ СЕЯЕН
СВАЗИ.

П е р е ч е н ь  п н м т в ч ы *  й т т ч ч ь и  д, о и м и п . о ь

d bObHAHEHUE Н а и м е и о ъ к и к е ПРНМЕЧАН.

А. 4 07 - 7 А 
А 3*5

УоТАИОЬОЧНЫЕ РХЕОЧИЕ ЧЕРТЕЖИ 
ОДИНОЧНЫХ 4KEKTP0AnnXPAT0b/Wr.

ТЯ1НПР0МЧАЕК1
РОПРОЕКТ
г. Харькоь

4. 4 07 - 75
А ь и

YCTАНОДОЧНЫЕ РАЕОЧИе 4EPTEWH 
КОМШЕКТОЬ иг пллпхнтоъ, 1969 г

---------- 1. —

А. 407  - А9 
A 51S

УСТАНОВОЧНЫЕ РАБОЧИЕ ЧЕРТЕЖИ КОТ̂П- 
АЕктных токопоЗбоаоб к 4А.ТХАЯМ,196$'

4 . 4 0 7  - 1 ъь 
A 7 U

Y$xw U ДЕТ А АН ДЛЯ ПРОКААХКИ 
К X ЕЕ ХЕЯ, 1979 г

гияжпромтет 
ропроек m
Г .  МООКБА

4 .  4 0 7  - 155 

А Й6 А

ЦРОККАДКА КХЕЕАЕЙ ИА КОН

СТРУКЦИЯХ, 1975 Г
------------п -------------

Э К - 05- 15 
V. 50&S

Присоединения к пектринес- 
КИМ МАШИНАМ, Д964 Г ------------ « « —

4 . 4 0 7  - 
А 91 А

Прока ада а ка ь еа еи  ь 
к а н а а а х , 1 9 7 3 г

------------- --—

4. 407- 149 
А 92 А

Yctahoua одиночных тшьникс?,
С КАМПАМИ НАКАХИЪАНИЯ, Д?73г

— и —

4. 407  -129 
А 75 А

VCIHAHOEKA ОСЬЕТитЕХЬНЫХ 
\циткоь, Д979г

------------ -- ------------

4.  4 07 - £1 

А 24 А

ЗАКЕМХЕИИЕ 4АЕКГИР0УСП1ДН0* 

ьок, \9ЬЪ Г
-------------II—

4 . 4 07 - 405 
А 1 М

VcmAHftbKA АППАРАТУРЫ U ПОДЕОД 
ПИЖАНИЯ к КРЫШЧЫМ ЪЕНТИХЯЮР.

-------я -------

О  С  Н  О  Ь  К  Ы  Е  I \ O R b b » . r o t K W

Н а и м е н о в а н и е
U .  
иъ Ц .

T U H H 4 C

Гаабныч
корпус

С К U  6  A i k  

Ь А Р И А Н Т  t  
K O T A t X H C V i
камерой

н ц ьи 
Ь ш шС МИКЮ- Фикьпон

Р а с ч и п п а я  м о щ н о с т ь  о и к о е п г о
е Х Е К Г П Р О О Ь О Р У  до в а п  и я к б т 192 <1Ъ2 198.5

Р а с ч ь г о ч и ч  и а ц н о о ^ ь
Ч К Е . К Ш Р 0 0 ( ! Ь Е 1 Ц £ И М $ к Ь щ 1 6 7 2

Г . М П Е . С . т В Е Н Н Ь \ М  К0 4 ФФН \ly\A ЕИШ
м о \ ц м о с  щ и

0.85 0.88 0.8S

и О \ Ц И О С Щ Ь  1 Ц Д 0 Ь Е \ Х  Щ Р А И С 
Ф О Р М А Т О Р О В

к Ь А 9>150 4М 6 0

К о э ф ф и ц и е н т  s a t p v b r u  
Ш Р А И 1 Ф 0 Р М А П 1 0 Р А

Q.75 Q .8 0.7S

Р а е ч е г о ц а я  M O ^ U O O i J l b  к о н -

Д Е И О  А1 Л0Р НМХ  Е> А Т  А Р   ̂ Н К В А Р 4 0 4Q 40

' V c K O b H b l  t  O b O i "  H t  u  я

m
□

a

Э

— H 4 - t -o

< $ >

о
C 3

©
s
43l

З Ц К П \ Р Ц Ь И А Г О Ь \ Ь  

111 к ^ ф  У П Р А В К Е Ц П  Я

Пч о к а ш е а ь  к ш н и т н ы и  иан в ы к х ю ч а щ е а е

1 0 Е . Д и н И ( П Е . А Ь Ц А Я  K O P O & K A  ,
О Х Е К Т Р О П Ш Т и Ц  П 1  ^ K u  4 U K H \ m U M H

МАИ К Р А Н -  ь а х к и

П р и б о р ы  K u n  

О m ьор и mun ки a 

Ь ь о ц  г и б к и й

К а е » е. х ь  п р о х о ж е й  о m к p ь\ 0  

К а Ь В Х Ъ  В Ш Р Ч В Е

К а в е а ь  ha ш о т н ч н ц н и  ш  ь к о и х  
1 в в т и м > н и к  с х а м п о и  ц а к а х н ъ а н \\я

i 1
t U t m b H H K  t  А ЮМИ Н Е С Ц Е И А Н С И  U M W Q H

П р и т о к  гр у п п о в о й  р а в о ч е г о  о с в е щ е н и я  

ГО? А И С Ф О Р М А П Ю Р

k u u u *  t t l O t t  п ь о ч и о  О С В Е Щ Е Н И Я  

К и ц U  ̂ C E K U  Ь 6  ь и М И Ш Е  

ки И Й *  З А З Е М  К Е Н И Я  

З А З Е М  X U ГО Е А Ь

И п а р а г о  г о е х е ф о н и ы и  M U  

З К Е К Г О Р О П Е Р В и Ч И Ы Е  Ш Ы  

3 А Е К Т П Р 0  В Т О Р И Ч Н Ы Е  ч а с ы

Г р о м к о г о  е>о р  и ш е  х ь А в о и н ш с к ц и

К О Р О В К А  Т Е А Е Ф О Н И А Я  Р X t  П Р Е  I E  А ИГО Е КЕМА Я 
П А Р А А А Е А Ь Ч А Я

К О П В К А  У Н  И В Е Р С  К А Ь Ц А Я  О Т В В Г О В И Т Е Х т Я

К О Р О В К А  У Н Н В Е Р С А А Е Н А Я  0 т Ч И Ч  Ц Т Е  М> И АЯ 
К А В Е  хь to Е  N E  Ф О к И Ы И

Ч н в о д  Р А д и о г о р х н и а ц и  о ч н ы й

Й и п о ь о и  п р о t R m  p a s p a h o t a h  в  с о о т в е т с т в и и  о
ДЕИС П\ bV VO U4 М М Ц НОРМАМИ И П РАЕН А АМН ц ПРЕДУСМАТРИВАВ 
ЕШ МЕРОПРИЯТИЯ, ОШПЕЧИВАННЦИЕ ВЗРЫВНУЮ, ВЪРЫВО ПО
ЖАРНУЮ И ПОЖАРНУЮ ВЕЮП АСЦООГОЬ п*>и 4К0ПКУАП- 
П Н  И  5  A  A  U  Н  Я .

Г х А В И Ы И  И Н Ж Е Н Е Р  П Р О Е К Т А
Э А Е К Т Р О Т Е Х И И Ч Е С К О Й  Ч А С Т И  / \ Ц Е Р С Т Я т А  /

Т.п. 9 0 1  - Ъ - 9 9  эоы
ТАИ О  Я ОЧИСШЯИ ЮА>\ nOAtPXHQCWHAlX ИСШЧИИКСБ С CUI?- «Анисм слипякхш « а н т  ас isoo urk нтгссАитштипч*LQJUMt.uWfSmcU С А И Х 7 Е Ы 1 М  O M E t u m b t v i  * *

U S M . \ и п М ACKVM. П О Д П И С Ь АКТА
P Y K . T P . flAPNUAA

Г х а в н ы н  К О Р П У С
А и т * АИСТ Л и ш ь

Рук. ГР. СМРРА1БА v n S Z .
р 1Ру к . г р . ГУСЕБ)^ T r^ Y

r u n ШЕРСТЯКС'Л Ли̂ л— г V

Н и д И Е  ДА И  U U  Е ц ч и и э п
ЧнжЕЧЕРпото ъ ш и ш т  

г. М ОС АБА

Г д с п е ц ш CTtHAUHK V

ЙАЧ.ОЯН. ГОАЪиМАЧ 1-‘VL

с <р-356-аз
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Марка Збозначение ИаиненоВание Рол. Принеч. Марка. Одазначение НаименаВание Коп Примеч.

Трансформатор'Ы силаВые панели ЩП70-23 '. дВе ли
/ Электротехнический з-д ТронсфОрнотар трехраз нейные панели Щ070-/,

г. Минск нь/и дВухпднотпчный нал- дВе линейные панели
ряженаенГ- J /о.Ч со схе- Щ87В-2, секционная па
нон и группой саедине- нель Щ070-ЗУ, панель с
ниЯч 2 Вез да - здез да с ну- аппаратурой ПВР
лен ̂ мощность/а /бзкво 3/370-38. комол. /
Внутренней установки / / Электромеханический Шкар силпВой рас
тола m-m/CJ/M-es, 3-д г. Грпзнь/й. пределительный защи
шт. г щенного исполненая

с одном рудильнакам
Конденсаторная установка У ООН на ВВаде с 8 труппа

г Гонденсатарнь/й з-д Конденсаторная уста- ми предохранителей 8*800
г. Усть- Каменогирск. наВка типа УН‘0.38- ПлоВкие ВстоВко: 2*758,

-ЗБУЗ ТУ 1В-53745/- 7/. РУОП, 5*800. Типа СО82'
шт. г /г '5/Г шт. /

13 ------------ и------------ Га же. ПлаВкае ВстаВ-
//опирать/ Вы 'оного напряжения ка /*У88, 0*200, 5*688

3 Кажне туринский Разъединитель трехпа- шт 1
Электроиппаратный з-д л/оснь/й Внутренней ус- /У 3-ды министерства Шкар управления

таноВки с заземляющи- электротехнической асинхронным электро
ни ножани с при В одами промышленности двигателем с к.з. рото
ПР-/8 типа РВЗ-/з/чоа- рам типа 3/55/08-23820
-  93-$, шг. г ВВод В шкар снизу и

у Предохранитель сила- сВерху ~380 S, шт. S
Вой тина ЛК-Г  /  шт. о /5 ----------- " ------------- То же 7UOO 8/55/01-

5 Вилка 7ипа BK-2/J/8, '23820, шт. 5
шт в /О ------------ , , ------------- То же топа 3/У5/8У-

6 Рычаг утлоВой типа -0382К, шт. /
РУ-/58/33, шт 2 17 То же 7UOO 3/У5/0У-

7 Подшипник типа -33828, шт /
П’65/38, Ш7 8 18 3-д ПВП /  ОктлВрьский Шкар релейнь/й

8 Курта переходная чипа ШР ///В- S3, шт /
типа /Тлр-25/38, шт. г 13 г. Гомель n/я B-8SOO Рщик упраВления с

9 l/золятор 7ила оф- кнопками упраВления
'/0-37393, ШТ. л ТУ /8.538. 423-7 У типа

Я55/0/-83828, шт. 3
Щиты распределительные, и/ка/ры упраВления, ящика 30 Го же, типа Я55/3/-

Ш Панели распределительно ~33828, шт. У
го щога.' дВе ВВадные О/ к То же, типа Р55/0/-

ZZ7— Заполн.'летел при приёмке проекта

Марка Одазначение Наименование Псп. бринеч.

ОЗВ2Д, шт. 2
22 То же типа Я55/0/ 

- 33820, шт 2
23 То же типа Я55/8/-

~ 83823, шт. 2
2У Та же типа ЯУ5/8/-

- 33823, шт. 2
25 Ящик силоВой типа 

Я60В 5-/м. Так плаВкой
ВстаВки 330. ВВод В шкар, 
снизу и сВерху ~ 3838,

шт 1
06 3-д Электромонтажных Ящик солоВпй *388В

изделий г. Прцсноярск типа ЯРВм, шт 3

//поорать/ мизкого напряжеоио
27 3-д им. Венина Мигнатнь/й пускатель

г. Фрунзе Зощощеннь/й, нереберсиВ- 
ный, с катушкой на
номинальное напряже
ние л »228В, 60Гц е 2з; и 
2р. Атак- контактами, 
на нанинальнь/й тзк 
8,30 типи ПМГ-/2/ 
МРТ5/8-525808.65. шг. /

28 3-д„ ЭлектронускателА " /Тост упраВления 
кнопочный „Пуск-Стол*г. Тдилиси.
для крепления к раВ- 
ной поверхности ап
степень/з защиты /Р5У,
зпистмоссоВь/ми корпус
ными деталями f кожух,
срышка) и птВерстием 
Уля ВВада праВадоВ /,
Типа ПКВ-722-253 
ТУ/6.526-2/6-7/, шт. Z

— — _______ ____

___ _____
—

Ш И И к и ш и ( Ш Ш S M
ш и ш
ш ш г
Ж г м п .
ш —

ш ш щ
Ш о а и щ
r m r r

Ш е р с т я ш а

Kctfuit-
=

И с О т д
w i n ;

т т г ш г ш
П О Т Т / П Г щ

т п  д щ - з - я э о  &  г

СТТНТППГЧЙи ГЛ Н' В «  А ы но в с

щ н 1
отшгоац
.....Ш

Г а ш Ц  к о р п у с .
С n  Е Ц .\ш  ц К А Н Ц Я 

( н \ д  д о )

л шототI ко ноомг/л
шшг.......1ШШШИ 

h t T  н ш о Т !

„  Ц Н И И Э П  
ШЕШКОГО 050РШШ!1Я

г. MQCKS А
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Марка UЗаз н а  ч ен и е Н а и м ен ова н и е Вол. ТТримеч. Марка О б о зн а ч ен и е Н аи м ен ован и е Лил. Оринеч. Марка О бозн а ч ен а  е Н аим ен овани е Лол Оране4.

29 Олекгпстехническиб з -д Выключатель пакетный /4*2.5кВ мм м 70 59 Соединитель л еоего-
г. Ташкент тоехлалюснь/и ~ЗЗВВ. /Ол 43 То ж е. сеч ен оем падок типа Л /&1____ шт

тила
/2/7

тала В71 В 3-/0. и/т ! -------------и— 70*2.5 кВ. мм. м Ш 6П
г

В В одгибни  и
20 ------------и ----------- Выключатель пакет- 44 То ж е. сеч ени ем Л /085 шт /В

Нбш тоехлалюсныи гейм е-
------------- н— 7*2.5 ng. m . — ---------------------- 35 . 6! То ж е. типа Л/087.

тическиа ~380В. /ОЛ гол а 45 ц То ж е . сеч ен оем шт. А_
7/78 3-/0. и/т / 4*25кВ .м н _______________ М—330 62 Н етоллоликаВ

2/ Электоотехническии з -д Счетчик злектаичее- 40 ГОСТ /ООВ - 7 / Гибель контрольны/
.............. . ■ /  j
гол а  P3-U-X22. м /о_

г. Л енангпад кои гоехтизнь/и Зля иче- Зп ЛВОВ Л8ВГО .сечением S3 Та ж е. го л а
та актиВнои знепгии 8 4*7 кВ.мм ........................................... м 20 P3-Z/-X2/7. м 30
четь/пехлпоВоднь/х иелях 47 ГйСТ 20520-75 НаоВоЗ алн/миние- 64 Митта к  метал-
тала Z/672M. и/т. р. Выи с  пезинаВаи изоляаи- лооикаВи тила ТР-4 шт. V

22 ------------ и— Счетчик ялектаичес- ей  За 660В ЛОР сечением 65
/к/ %/

Та ж е. тилаТР5 ш7 - < £ _

кии таехсразши Зля иче- /*70 кВ.мм. м 66 Лолобка соедини -
та реакт иВнои энергии 8 48 ----------- ц ----------- То ж е  сечением тельная тала СЛ-4. шт. О
четь/пехлраВаднь/х иелях 7*72О кВ.мм. м 40 67 То ж е тила СЛ-/6шт 4
тала 7J673M. и/т. г 49 ГОСТ /3407-68

1

68 Стайка тилаГЗ/ОМ.
с  меЗчь/ми жилами Зо шт. У

Л абельная лолЗукиоя 660В ГРОТ сеч ени ем 69 Ооласа монтажная
- Я _ ГОС7 78443-70 Либель силиВии 066/<1 3*2 5*7* 7.5 кВ. мм. м 5

50 ГОСТ 6323-77 НооВоО истаноВач- тала Л-/06. шт. о
н т о

- --------------------- 1

наш с  олюминиеВой ж и - 70
24 __ 1,----------- Та ж е. сеч ен  и ен л об  д о  6608 ЛОВ сеч е - Z.-абоазнА/и оеарориопВан

3*76+7*70 кВнн.} н то_ ни  ем /*4кВ.мм. м 140. нь/и С= 2000мм тила
25 __________ Та ж е .; сечением ,.. 57 ГОСТ7977-СВ 11

Л-23О} шт. /О
3* 4*7*2.5 кВ. н н ! м 250 ж илой  /7РГ Зо 66О В сече. 7/ Го ж е. тила

---------- к _____ Т ож е, сечением ноем  /*/5 кВ.мм,— . м 3JL Л-258. шТ. 3
3*2.5* /*/. 5 кВ. нм м 2/0 72

27 __ II__ То же сечением \ Электпомонтажны ? изделия зиВлда ГЭМ тила (/907. шт. /
3*/6 кВ. мм н /2Д_ 52 Стайка кабельная J5

28 -- II-- Та же сечением типа Л//5/ шт Ж тила ЛН. шт в
3*70 кВ. мм. м 40 53 __То_же...гила_гш2̂ м/т,_ 20_ J 4

-2 9 -- II-- Тоже, сечением 54 Стоика (оап/раль) В ачн а^ ти ло^ ^ ^ ш т Z
3*4 кВ. нч м 20 тала /7-Л. шт 20__ 75 Рейка клеммная

40 _____ II_____ 55 . ________Валка тала Л/76/ /иг. <ш_ С=2ПОмм тала ЛШ9. шт. ~

3*2.5 кВ. мм. м 230 56 То же 7/fnrt К//62 п,т /80 76
41 __ л-- То же,, сечением 57 ПадВески закладньи ла  ШМН/7-/. шт. 2

2*2.5 кВ. мм м 40 типа К34/. шт 60L
42 ГОС7 /508-7/ 58 ОоЗВрска типа Л//66 — 1--------- __

________________________________ ШТ ео_ z r -
Т О  J 0 I - 3 - 9 9  3 0 8  Г1 1

____
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Парка. Обозначение Найн еноЗание 2ojj Оримеч Парка. Обозначение Наименование ОшК Прим сч. Парка, Обозначение Па именаЗание
T

} KojГ  17. ,/pUHt /,
l

_ 7 7 _ _ ГОСТ 09/0- 74 Текстолит лисп? Зои 89 ------------„ -------------- Ти же, с норужнь/н 2203 ,  200ВТ Г220-200
22

.

... S~ 40 норка „ / * '  к 2 28. t диаметром 760 * 2.56, м ±_ /07 750 Вт В220 -750
—

78 ГОСТ {8/24-73 Лоска асбестоцемент 708 /ОО Вт б220- /06
-

нал S-8 300*/200мм, шг 50 Tie тилль/ и материалу/ /09 60 Вт В 2?/)- ЯЛ
j  a 
/0

-----------------—

90 ТОСТ /03-57 Сталь лалосоЗая 00 ТОСТ /782-72
ли f и Л'«С U ОU

Дамка А/аМ/т /т//Ягу //// о
7У —

Трубы не /егаллические 40*4, м 20_
/̂*✓////<«4 /7 U А  U у/ U U LC, / 7(J /1
МРСТНЛГЛ ЛгЯа/7/ АЛ//0

—

79 MPT9 //05-977-67 Трубы лалиотилени- 91 ------------- « ------------ Сталь лолослЗая 1  ЗБ В У/? Яг
i- i i 7

МП 77n Щ |

Зб/е с цело Злым доЗлени- 36*6. кг 69/ ГОСТ 6825-74 Лгум/г г/ /т/лн// м/р а // а и т ~
\J

ем бкге/снz из лолиоти- 92 ГОСТ/9903-79 Сталь тонколиста-
/ / / / U  U//U/4 U /7 С С ц  С ft /

на я Яр ллгл г Яр га
— ------------------- --

лена Высокой платности Bap S*3, кг 6ДЗ /// 1 220 Я У л  Яг лл-ил 92
—

Трецептуры с уела Злым 93 -------------- ,1-------------- Сталь тонкилиста- //2 80 ВТ Д 6-80 52
------------------- --

проходам 25мм, м 50 Вая S=/5 /кожух для Стартер для лнтминес-
80 ---------------"  — - Тирсе, суслоЗнь/м защиты кабеля 2оооммх / /  АМТ мл// nrrt̂ rrL /

—

проходом 50 мм, м 40_ *740мм), шг 6 ИЗ 220 В, 4О Вт CK -  yo 92
-

8! СТО /427-6/ Труба Зиниолоста- //4 20 Вт Гр- ял 32
За я среднего тила с Электроистанобачл ые изделия
наружным диаметром ЗлектрообаридаЗание и оборудование сЗетотехнт нес кое Выклтагель сдмлллл/асныо

----------j

52*2, м /90 94 /ригам осЗетительныи 250В, /03
j

82 --------------- ----------------- То ж е. с наружны/t с оЗтоматом 33//4/7 на /15 для агкрь/гпа зсганиЗки 17
I

диаметром 40*2. м 2 0 ЗЗоде и с /2-ю аЗтама  - 1/6
UnuG/6C ШЗГгЩ
для утопленной /сгонобки 
индекс 02230 22

I

85 --------------- и -------------- То же, с наружным гам а 33/6/ е геллоЗым /77 дрь/зго защити е ннь/д’it ajs5a tsЛ  /73> J? G/ 7 17
диаметром 50* k, м зо__ расцели7елем /53

Uпи с /СС i/fua&u
Ршстка штепсельная*  /• м О $п А

—

84 -— ------------1| --------------- То же, с наружнб/м тила ОШ В- /2 2 /18 для открыто// установки /2
диаметром 63*3, м 80 95 ОаЗидь/ ТОМ Ящик с понижающим /79 для охрб/тси установкиJJш oui А * ' g

трансформатором 23083, /20
__«у ’  iLt, J*___— -------------------

брызгатащищенная y-s*/-с 4
Грубь/ не/ /ллические 220/36В Тила ЯГО-П. 25 3__ /2/ /7л ГЛЛИ НЛ СТА А/НА / / /

i7_

85 ГОСТ 8774-7S Труба Зодогозолро- СЗетильник лобЗеснои : / /  иЗр нп /7//УЛ У . .

—

Зобная 20*2.5-20, м 15 96 ГО п/о п Ватра " л  Тернополь За /003/ /7/73-/00 35 Разе тк а  штепсельная 1
j
!

86 Труба Зодогазооро- 97 Во 2008т /7/70-200 ЗБ 8 /ЛЯ 1
-  - f

j j

Зобная 25*3.5 ШН/ОТ ,м 7 98 Бетьцкий забод электроос- оетительнаи ааматуоы до /50 8т 3002 7_ /22 для открытой устаноЗки 9 “86 - Я О
______

9_
1

87 ГОСТ 8734-75 Труба Зобогоз/тлро- 99 Сде го те хническии забод г. Райчохинсн 2*40 Вт 36002-2*90/0-02 24_ /23 Тль/згозощищемноя 4 -86-Яб 8
Водная /4*2-20, М /60 JDO Ярда тоЗсас/Р сЗетотехни-  чесний. забод ___________ 2 * 40 Вт ЗДОР-2  *40 Ш_ Ооробки т/тЗетЗи/ель- (

;

88 ГОСТ 70704-вЗ Труба элекгросЗа/, - /О/ 2*80 Вт ДД00-2*80 J5_ нн/е:
нар с характеристикой СЗетильник настенный т /24 400- 75 t 90
груллы „б 0 ли ТОСТ /0705- /02 / 7 7  п!а„ Ватра *  г. Тернополь до 60  Вт ОУУ-бОм 8__ 7Z5 ОПР' 74 i 90
-■63 с ллюсоЗым бллус- /03 СЗетогпехна ческа0 забод 

_____ г- Яайчихинск_______________ _ А  40 Br JI58-07*4a/m --*L . /26 9  4/9 i1JL.
КОМ С ПОЛНОСТЬЮ СЛЛН7- СЗетильник ЛПТВЛОУНЬ/Ь/' /27 4  796 70

$ 1 W4 Забод„ЭлектросЗег"  г. москба до/ООВт то-ОН Ш/Л53 27_

оужнь/м диаметром /05 Забод „ Электролуч "  
г. Я ш а Лампа переносная СР-2

Т’26* /83, м 40 /06 ro c : zzs 3-777 бомла намалиЗания — ----------- - j
1------------------------- : ЗР5Г

1 j

общего назначения ........................... Н ---------------
_____j 1 II у и г Г Д О

____________ L  1
1Г Г» Ь  С Т Г Ш П Т П Г Щ Т 1  Т П Г В Т Т Т Й Т Т Т Т

у 4 ж ш н ж ш « ' а

III 1 1 Ч И Н М М )  1 ! 
Л 0  PbVV И  Г / A 1 

; Г н л р г в ы г -т  t H f c n i f  A C M ___1д и т а ш к ж т ш м В Д й С Ь
Н Р Ш Р  1, Ш 4 0 В А  | » __i г  — 1 А м т 1Л н с т
С Г т Г х н  1I 6 P 0 W M J 5 J L I

1 0
Г  А 1 t  U h i  U К П 0П 1/ Г

’ P„ J

г
4 Г  1

P m p s r i l "у С £ Б А  П
? 1* Г\ 9 (1 V | |1 n v  H U  v j

L . J . ____ J 1п т  1U f Р С [ Я  КО В А «а Г  Г  п  с н  1I m  и w i  и ii n 1 Ц Н И М О П  j
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Марка 0д о з  н а  4 ен и е Н аи м ен ован и е Нал. (!рине4. Марна О дозна 4 ен и е Н аим еновани е Рал. Оримеч. Марна О дозначение Н аименование Рое. Оримеч.

Электромонтажные и здел о о  заЗ идоЗ  ГОГ/ сеч ен и ем : 3  Материаль/
/28 Рранштейн if-//4 29 /42 3*/о+/*б мм* 388Г м /57 ТУ /6.505. /3/-75 Ридель телесронньш
129 Оросриль монтажнь/й /43 2*2.5 мм* з в в г  м ТПП- /0*2* 0.5 м /О

персриририЗаннь/й /44 5*2.5 ММ* ЗВ6Г М /58 ТУ /6.505. /3/- 75 Ридель гелесаоннь/й
длиной  2м Г 238 2 /45 4*2.5 нм* 388Г М 708 /0*2*0.5 м 65

ISO Дюдель копронаЗы й /46 2*4 мм* ЛВВГ М /59 МОТУ /6.505.045-70 Модель роди о  г ран е ля-
У 658 //6 /47 5*4 ММ* ЗВ8Г м ционнь/й ОРЛОМ 2*7.2 м /О

15! Заж ин люсграЗый /60 ГОСТ Ш25У-75 ОроЗод радоитранелр-
КЛ-2.5 56 лианный ПТВЖ 2*/2 м 90

и г р п д ёе с  //960 29 /6/ ГОСТ IOZ54-7S
1

Держатель сЗетильни- И, UDHrib/й отвж 2*0.6 М /80
на. У 25м 56 16Z ГОСТ 455- 73 Мидель ЗНРГ 2*4 м /5

153 Се об г  а  для стрин М/о/6 ML сВ язь  и  с и г н а л и за и и я /63 ГОСТ 8509-72 Сталь игл  о  Зар 50*5*5 к г 30
- l i t ____ Волоса леаатоаиооЗан- Т О ди ри доЗ ан и е

нал М/Об длиной 2 м / 4ись/ электролеоЗич- /84 ТУ /6-538. /49-72 Мисрта. н адел ьная
155 1I

/46 ГОСТ-74/2-74 нь/е Окл 3-24 шг / соединит ельная
р и дн оя  ХОТ- /О м 5 /49 Влок питания /СО-/2 /0*2

М егалль/. Триды мст ал л и ч ески е: ТУЗ 2/9. 006 ВП-/ ш г / /65 ГУ /6-538. /49-72 Г/иатта н а дел ьн а я
ГОСТ /05-57 С гола лалосоЗ ая: /50 ГОСТ 6525-67 Рааодка. телеса онн  ар разЗегЗит ель мая

156 40*4 м 6.5 Р ооснослододский з-д распределительная 2РЛ-75
157 50*4 н / »  О оом сЗязь " КОТЛ- /о итт /

_ Ж ____ r o cm s t -7 S Труда стальная Вода- /5/ ГОСТ 5/3 76-72 й/ппараг телесран-

гизапаоЗадноя 0/5 м Л - 3-д 83Ф нь/й 73- 72 ш г
Радельнь/е и~дел и  я : г. Рига

ГОСТ 6323-7/ ОроЗод с  олнгминиеЗой /52 ГОСТ 74/2-66 Электро Зторичнь/е
ж илой, с  лолихлорЗи- ОрджоникидзоЗский Чаем 80- 400-24'302к шт 4
нилоЗой изоляцией лридорастроительный з - д

/59 сеч ением  2.5 мм* /53 ГромкогоЗоаитель
ЗОВ н /50 ГОСТ 596/-66 адонент ский

ГОСТ6525-7/ ОроЗод е  алюминие- МРП 0.25 ГД-/7/ шт 6
Зыми жилами, с  пали  - /54 ГОСТ /00 40-75 Рорадка уноЗерсильнар
хлорЗинилоЗой ш аля- „  ОромсЗязь * отЗетЗительная
U и ей, для скрытой г  Дхтырка У//-20 шт 5
прокладки, сеч ени ем : 155 ГОСТ /00 40- 7 5 Рорадка рниЗерсиль  -

140 2*2.5 мм л JW//8C м м О оомсЗязь * нар ограничительная
14/ 5*2.5 мм1 J/008C м с  Зхть/ока УК-2 С ш г 6

ГОС7 /6942-70 Ридель с  алюминие - /56 ГОСТ8959-75 Р ади о ризет ка
Вь/ми жилами, с  и зо- it ОоомсЗязь 'г. Зхгь/рка. ШО-/ шт 3

—

§1

из лолиВинил х л ори д  -
•1 ГТ ГГ1ЛГТПГПТП

Т П  9 0 1 - 5 - М з о  в  г

нога  пластиката., 1 таГ Й А Ш М ' П о д п ис ь р й
с c u t  а  к и т  в т  m i н н м х  в с И т  
п р в щ и я ш ш е т ь »  5 . о т ы с . ю л ? л в М Ж Ш С ЕДЕМ

Т Ш с Г о Т
ж т п , т т о т т о т о/гас 1
m i  P m С М Ш О В А 1 А А В Н Ы И  К О  Р п и г

Р
п т —

...  _ > 51 и и
Г Г П Г Ш
Ш ' щ :

Ш Ш Т Ш В А
с т ё л ш н к о

т щ м т £ й r a t 7
И Н ^ Е Ш Й | З Й 1 о 1 й
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/  адлиг/О приме чани Я

I S I

£

О бщ ис ц е п и  уар& блгм ия.

Питание ̂ 2603

Уигнализоцня

Олрободоние

РаЗомб

Резердньш

1

1
Уасос /7/

|

!
Аналогично 
для нас о с од 

A/ZrMS

1
Насос /76

V

§
* Питание

~ г г о $

ч

I
I

I

$
1

*

к

* п

Реле отключения 
насосод оо 
сродню

s i

5
$ Максималши

уребемь

ЧпродэЗи Узел /?

ы
~Н7 UP л? 

/  i г

г д
F7 Ир  г-я  ' 

з  Т  4

SA
3-7 UP 3-я

s  Т е —
АЛ 4-7 ЯР jf.p

7  Т е

РЛ Г-7 UP У-Я 
з~~Т /о

6Л С-7 UP Я-Я
//Т  /г

Избирал!г ль режима UP
L /Нс

ПК УЗ- /Зи-ЗОг’У
Hi не 

контакт
нетЛОЖ. пом.
а AS0

7-Z X

3-д X

Я-S X

7-3 X

Я-70 X

UrJL X

лксинаи- 
j£ 'ЩулоЛене
С---------'flpeS/iowaff-
у— урсЗень L--------f Ло/камА/й

уронено

Питание
"ZZD0

Йбврийный сигнал лредлажармо- ro у родня 
Реле отключения 
насособ ло ораЯн/о.

Максимальный

fa w  улродлениЯ JC
ЛКйЗ- 73Я- 3076
Н£ Hi 

контакт; 4 Г О
ОШ, — — Sat

7 - г — — X X
3 - 4 — — X X
Я-£ — — X X
7 - S - X X -

Я-70 X — — —

77-7Z — — — X

избиратель улриблсния 7S//7
Л К УЗ- 72С -  3007
Пене

контакта
Рад. Раз.
}-431 0° +43*

7-Z — — X

3-4 — — X

S-6 X — —

7-3 X — —

* н е и сп ол ьзует ся
Примечания :

/. б кем а упрадл&ния дина для насоса/р, для насособЗр+дД схема аналогична.
Z. Перечень электроодоруОобания дан для баз нисособ.
3. При чтении схемы к маркиробке целей и сонара- 

тобл добабллется номер ори бода:
Z.S, 4, б, Я.

А. Под зажимами указана зада дс кая маркиродка.
Указание аа лридязме 

ПО 3 а  л  он нить пролески

Резерб/щ

*'s/ --------- «7с г k
уродеиа

'wcmotl \tnMCm МВТ-7
о ооы/уее

пл н т .
качение Обозначение Уаименодание /Тал. Примечаное

У  механизма
М±££ J багатель насоса ЛЯ-Яд-£ н= гг нЗг. ~ззоя б
/гиу*№ Шка/р уараЛлгния и у т з- гззгл Я

Устабхи а тара то Я Я тару  илоаднения. *
Ш-SK-f Н6трматичесхиО ds/ключателд ЛЗТЗО х  ясл
Mr S 3 /?иска/н£нб магнитный *НЛ 371 Ун. $. *  ЗОЛ
РЛ* sn Рредохранит&лл /IPC-бНМ да: рр
7КЯгЯКУ Кнопка у продления /СНГ7- 7Z
tm soy Лакеткб/О. переключатель ЛЛМЗ-70 /НЗ
/ТП£7Т Трансформатор тона / TK-ZO У нон. *  700 /я
МгбК дмлерм&тр Э427. 7

Щ2Су Регулятор-сигнализатор уродкя Я -ССЛЗ
Шит олграл7оло . П анель 2

М;7°№ реле электромагнитное 3 3 н.О. конт. ~ггол
<ЗЛ Предохранитель 7JT. Упл.бсГрУЯ /

7№6УП nfm H fd-% s и
т е к 3

UP 7
мзre s? Ррнатура сигнальная ланлб/яс-гъо Я с зеленым кинлачкам.
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Привод /3 А ( 19А) надодд подкачки Питание

«uZtoS

1
§

!

ВпроБоВанае

автоматическое
включение

автоматическое
отключение

/ ./отключение наСоСа Щ(Щ)

"SrCxfi\ (НУ си> t O f t

/ / Включение наСоСо ш 09А)
L_______ /  Сигнал аВарии

\-----------1 —  контакт замкнут

НОВ Схема 2
При Sod егд (ева ) А реп одного на cod а

Питание
~ггоВ

•■Ч

§
1

ОлроеоВание

автоматическое.
включение

ПВтоматичеСкче
отключение

номер
праВсд а

Узел.. Б "

ггд
гы n s . гг-(9 I

Не

7а 8а < 7 ( 9 _

гзА Рзу. гз-п

- г м

V’ 8д
О'а] (Sal (1C) (SC) ~~~5b

- у  Сигнал перелиВа
-2.50

~ У включение наСоСа 224(234)
-2 . ВО

- -/отключение наСоСа ггй(гзд)

el з —  конт акт  зам кнут

В Схему Сигнализации яквг-1
п

нЬ зЬ

N

(изСхемЬ/ 1)

Примечания

I Схемы 1,г аоны Соответственнодля 
kadodoS Ш.22Д, для Hadodo6 19А, 
гзл Схемы аналогичны.
При чтении Схем знак „  Г В мпрки- 
робке цепей и аппаратаSзаменяете̂  
на номер привода-
(84, 1849,.... (94, (949,....
(8/14, (8К34.— 19 П-2, (9КЗ-2....
2 2 4 , 2243,.... гг4 , гг-19 

27П4, 22К94.... 2ЪП-г, 23K3-2....
2 . НаСоСЫ управляются:

В) автоматически- 6з а в и с и м о с ти  о т  
Ц р о Вн я  воды S  промыВнай башне 
(С хе м а /)-о т уроВня Воды 6  дренаж

ном приямке (С х е м а  г )

3. ВЬ/б op dnodosa зпраВления произ
водится июиротелем-тза, 19U3-2 
В шкафа управления /в, 19, шз

-22Ц94,гзиз-2
(шкафу упраВления 22. гз шз

4. Под зажимами зказана заВодСкар 
маркироВка

& /  /  - заполняется при проек
тировании.

позицион.
обозначен Обозначение Наименование к-Ва 1 I 1*

У м ех ан и зм а

« Д  ,Щ
ДВагат ель нас аса е 
№.kl-2**}S0b,H--1.5кВт,п:3000 - ртн 2

« Д . Я Д
ДВигатель насоса
80X4-22 «*380В;Н4,5кБт. п4Ш°Ут г

л  а м е с т у
з а
ЦСУ

ЭоекгРоннЬш тегулятор-сигнали- 
Затор уроВня ЗРСУ-З «>220 В г

поз. 19 п аЗ. 2 2

шкаф нпраВленир is, 19. ш У

и,(зшч Шкаф управления 
ШУЗТОЧ-03В2Н 1

18Й4(ВЯ-2 ПВтоматический Выключатель ОКВЭ-Змг у раса *  20 л г
(8Л4
т -1 ПЗСкатель магнитный оме-г(г ан.э-isa г
13п-(
13(1-2 Предохранитель ПРС-6-П уп.п- В Ст. - в я к
(8К9-(
13K3-Z Кнопка оправления кеп-тг, гз. гр г
1SU3-1
т з -г

Пакетный переключатель 
ппмз - ю/нг У ном = б я 2

Шкаф зпраВления гг, гз шу
п л т шкаф управления

ШУ 510 Ч -0382Ж 1
22Й4
238-2 ЙВтомятический выключатель Як S3 - ЗМГ о ради. 6. ЗА г
т - (23А-2 Пускатель магнитный гме-нг Ун.э.гЯя 2
гг п-( 
гзп-г Пред ох ран ителЬ

п?с - В-П Орл. ВС е 6я ч
IZK34
гъкз-г Кнопка УправленияКСГ1-12 <̂ 38О В 23. 2Р г
22 U У- (
гзиз-г ПокетнЫй переключатель пп/'з - м/нг ~  380S Ун =Бя 2

~ ~~

1 1 - Ш - 3 - 3 9  Э О В Р

__ Й у ш  п о в е р х н о с т н ы х  и с ш о к и и к о в  с  с о д н -  
А р е с т е  д о  2 5 0 0  м г / д  п р о и з в о д и т е л ь н о с т ь ю  

5 . 0  Т Ы С .  П » Ч Ч Л К И \ >  М А Ю Р Л Ы м  t A f  t U T P л ? м .С Ш Ш Д 1 1 Ц Ш 1 Д [ Ш Т Ш Я Г Т Т П

П Р О В Е Р К А
И Н К Ш Р

Р н к ' г  p m

/УМУ. ■ н

Г л а в н ы й  ^ \ >  п  ^  с

Л И Т л и с т  ! л и с т о в
1 0 Р 0 Ш  .

nice в и Шd р _ * |
r u n Ш Е Р С Ш 0 6 А ______ 1

З П Р А Ш Ш  Й А С О С О М  | \ | Ш К И  Ш  

1 « Д ) И А Р Е Ш И М М  И А С О С М  2 2 Д  С2 1 Л  

Г К М И В Р Щ Н Ш Д Ь и Ы Е  m V h h e C K W

Ц Н И И Э П  
! и и ж с н 1 р я о г о  о в о р в а о в а и и я  

р . м в т й

Г А . Ш Ц . С т е п а н е н к о

Н Д Ч . в Т А . г ш ц м а н ) 2 _ J
/  еф  -  35CQ3
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Панель 5
Ряд заж имоР  
панели (Цо 70 
8Вода т р-ран2

1К
6-Л 301 / /-Язо/
ы зог ?  2 Л  За г
я 303 о  3 /-Л  зоз
7- 63о 1 V 2-830/
78302 ? 5 6 зог
в зоз 6<Г г-8303

&-СЗО1 7 3-сзо/
В-С 302 <?8 с зог
с зоз 6 * З’сзоз
Я 101 /0 /  /  /0/
510/ // г -в  ю/
и о / /г 3-C/DI

/О -О /О ! О 13 4-0/01
0/01 6 /ч 0101

(5
Я5/05 (6 В /05
9-С105 17 С/05
5 -С/03п 19 С/084
IZ-C/51 о Л _ 4 -C /S/
5-0/5/ <?2о C/S1
/3-С 151 6 2/ С/5/
С/S3 г г 9 -С/53

2 3
11-е 15$ 24 C/SS
fO -C /S ? 25 С /57

С /59 26 9-с /5$
С/6/ 027

/з-с/е/ 6 2 3 Ч-С16/
С IBS 29 4 -с/65
С /67 30 4 'С/67
/3(П1 3/ с/7/

32
в-сго1 О 33 4-сго!

с га/ 5  зч с -2 0 '
С 2/3 35 4-С г/3
сг/s 36 Ч'/г/5

37
38
3.-
'ю
41
42

43
2/3 9 1 4 4-223

A vs
46

1___________________

Ф

fi6
BB

r~
//4

x2
.s

) (Д
и

т
ок

 
сч

ет
ч

и
к

ов

н яа  за ж и м оо р я и  з а ш и п и  о 
панели Щ 0 70 

РЗР

Ф ©

/к
0/01 1 1/-О/0/

2
3

с  /// Q  4 ~ Я Ж
6 5 9-С ///

ен з 6 V-енз
С115 7 /1-е//5
6 П7 8 1/-С//7
c m 9 К-С 1/9
С /21 /о 7-с/г/
с /25 / ( 9-C/2S
С/33 /г 3-е/33
с /з / /3 Н-С/З/

/4
С/51 0 / 5 г- с/5/

6 /6 Ю-С/5/
с /53 17 5-С/53
C/SS /8 /г- с/S3
C/S7 /9 /2-С/57
С/59 го /г-с/59
С/6/ г / 8-с 16/
C/6S гг /О-С/65
С/71 гз /г-сп1
С/73 гч з-спз

2S
с го/ о 26 з-с го/

О ?7 //•его/
29

егоз 29 6-е гоь
сго5 30 /3-С205
с го у в/ 6-егоб
его7 32 /з-сгео
егоз 33 19 егоз
с г/з ' зч /1-сга
е г /s У 95 з-сг/5

>36 /г С 215
с г/з 37 с г/з
еггз 88 с ггз

39 /3-1
/О 13-1
'У/ ft-iii
\'2 //-!?
\з 13-гV /3- У/

з- vlt
и 3- ш

о

§ 1

Примечания:
/ Чертеж состаРлен н а  основании 

сх. 9 0 7 -3 / ЦПТ6 треста ч Электро- 
понт аж  конст рукция" 
глаРэлектромонтажа Минтон - 
тангеле цс тр о я. "

2. Перемычки 2-3( д-8, 8-9 на наборных 
зажимах панелей 8Род о 8  снять.

—
—

11J M Л и с т г а ж Ш И Ш л  Л

I I P H I E P В о р о н к о Л*(ХН11 ]

ст и ш н  

П р о в е  р

Ш 6 Ш Н Ш

Ш е в а

г и л Ilf Е Р е т р о  В,* 

С Т Е Р Ш И Е  

Г п а ь н м а н

в

Гл С1Ш Ц Ы  

ТГЛЧ o n

L

ТП 90Н - д $
з о в гщштЛ Р О

в д е т « г ш т а

__  Г л а в н ы й

Т р а н с

К О Р П У С .

... . . „  ч г О Р М  А т  0 Р. 
1. и Ц 1 Ш М К  А В Т О М А Т  0 , 4  кВ  
I 1 V  З А 14Я МО В  П А Н Е Л Е Й  Щ О  70

’ t(p-356-03

л и г . 1 Г П Ш П Н Н 1 ||

р и

l _ L  I I Г  I \ | ч_/ I I

ЦНЖенГРНОГООБСРУДОВАИНЯ 
г М о с к в а
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Т аасеа Проходы
Tpudb!

черес,Г К абель 
/Го проект у П рол ож ена

Ч  £

И

Г

Н ачало Х олеи,

'
| |  < 

I t

и
6  й

I I -  ■{ '

Ц
ё  1

Н

и 4 ;  £  

§ §  *

,  *
^  ч  5 ;

ш
S e t

У  *  ,

4 ? ;

it '
a *  :
ac ч

s i *  ■

h i
Ь  ^  V h

/ 2 3 ч 5 в 7 8 9 10 / / 12 /3

1 ВВсЗ у  /  /аоЛ единит ель 7РВЗ __________ / /

1ВёпЗ //2 Разъединитель 2FB3 ___________/

/в Саладой 7Р-Р Hi 1НО-W. Ланель i ЛОР 5Л* ш>)* н о _ £ _____

26 Силадой тр-р М2 'НО-70. Ланель 5 ЛОР iЧноориа в

! Щит распределительный 
1Л0-7О Ланель 7 Щиток Учета ШУ 32 3 як вв г 14*2.5 /5

г Щит распределительный Ш.О-70 Лан ель 5 Щитам учета 2ШУ 32 3 як вв г /4*2.5 /2

3
Щит распределительный 
т а- 70 Ланель /

Щит распределительный 
Ш.0-7О Панель S 32 1 я к в в г 14*25 10

ч Uiur распределительный 100-70 ГПонелЫ
Щит распределительный UM-70 Ланель У як в в г 7*2.5 JO

5
Щит распределительный 
Ш.0-70 Ланель 5

Щит распределительный 
ШО-7П Панель 8 32 1 я к в в г 14*25 18

6
Щит распределительный 
UL0-70 Ланель 3

Щит распределит ель нь /й 
ЩО-70 Ланель Ч ЯКВВГ 4*2.5 3

7 Щит распределительный 
IUO-70 Ланель 4

Щит распределительный
ЩО-7П Ланель 8 32 / ЯКВВГ 10*2.5 /7

8
Щит распределительный 
ЩО-Ю Ланель 3

Конденсаторная 
устаноВка /КУ 32 1 я в в г 3*10 13

Я
щит распределительный 
Щ0-70 Ланель 6

Конденсаторная 
устаноВка 2КУ 32 / я в в г 3*10 16

10
Щит распределительный 
им- 7й Панель г Шкаат уппаВления /ШУ ча 1 Я8ВГ 3*16+1*10 15

11
щит распределительный 
UID-70 Ланель Л Шкоат упоаВления ЯШУ 40 1 ЯВВГ 3*15*1*10 М

/г
Щит распределительный 
им -70 Ланель 2 Шкаф уораВления ЗШУ 40 1 я в в г 3*15*1*10 13

/3 Щит распределительный 
що-70 Панель S Шкаат Управления уш у 40 1 ЯВВГ 3*16+1*10 17

.Л ______

Щит распределительный 
UJLO-7D Ланель 6 Шкаф улиаВления ЗШУ но 1 ЯВВГ 3*16+1*10 18

/9
Щит распределительный 
ЩО-7П Панель 6 Шкаер управления 6ШУ 40 1 я в в г 3*16*1*10 19

/6
Щит распределительный 
UM-70 Ланель 3 СилаВая сЗопка 1СЛ 40 3 ЯВ8Г 3*35+1*16 16

П
Щит распредели тельный 
ЩО-7П Панель 7 СилоВая сЗаака 2С0 НО 3 я в в г 3*35+1*16 15

18 Силодая сделка 2СЛ ШкафупраВления 9ШУ на Z я в в г 3*35+1*16 23
19 Шкаф упрадления 9ШУ Шкаф упрадления 18J9ui 40 4 я в в г 3*35+1*16 13
го

Щит распределительный 
ШО-JO Ланель 3 Шкаф упраВления 7ШУ ча 2 я в в г 3*35+1*16 25

21 Шкаф Упрадления 7ШУ Шкаф упраВления 8ШУ 40 2 я в в г 3*35+1*16 3
22

Щит распределительный 
Щ.О-7а Ланель 7 Ящик упраВления 2ПЯУ 25 _ Z _ я в в г 3*4+1*25 13

23 Ятик упаадления 2ЛЯУ Ящик упраВления 21 ЯЧ 25 г я в в г 3*4+1*25 2
24 Ящик нпраВления 21 Я В Ящик силоВпй ЯС-27 25 ч Я88Г 3*4+1*2.5 12
25 Ящик силодай ЯС-2Г Шкаш уппаВления2223ШЬ( 25 2 я в в г 3*4+1*2.6 П
26 %П-РтоСПРЛанель 3 Котельная / ./ 7  /'!

27
Щит распределительный 
Щ0-7О Ланель 7

>
Котельная ! / 7  /

f

28 СилаВая сборка 1сл УстаноВка ЛЛЛ . В5 7 я в в г 3*2.5 30
29 Силодая сборка 1C/7 Ларн ясное, осВешенпе / /7  /

1

30 %1!
 

—
1 Внутреннее осВешений> Сн лист зо& г-гв

31 СилаВая сЗпрко /СО Хлппргрпная / j7  //

32 СилоВая сборка 1СЛ Баи/ня / i/ /  ,1

33 СилоВая сборка 1СЛ Яиьик упраВления 1ЧЯ5г 25 4 я в в г 3*4+/*2.i? 26
ЗУ Яиьик управления МЯЧ Ящик упраВления 15ЯУ 25 2 я в в г 3*4*/*2.iS 2

1 2 3 4 5 6 7 S о W il 12 _ 13 _

35 ,Ящик {/продления /5ЯУ,Ящик илрабления /БЯУ 25 1 ЛВ8Г
У

3*4+1*2.5 2
36 .Ящик рпрадления /6Я4 .Ящик j/лродления /7ЯУ 25 1

4
ЛВВГ 3*4+1*25 2

37 Ящик илпабления 17ЯУ .Ящик еалодай ЯС-ЗТ 25 ЯВВГ 3*4+1*25 Ш
38 Ящик силпдой ЯС-ЗТ Ящик чпрабления /2Я У 25 3 ЛВВГ 3*4+1*25 IS
39 Силодая сборка 2 СО Шкаф релейный ШР 25 7 ЛВВГ 3*4+1*25 46
40 Шкаф релейный ШР Пускатель 

магнитный /7/4-пЗ 25 2 ЛВВГ Xx2f+f*/5 2
41 Пускатель 

магнитный ОН-ИЗ
Кнопка упрадления К-НЗ г 25 1 ЛЛ8ВГ 4*25 /

42 Пускатель магнитный ОМ-НЗ Нагредагель нь/й элемент /9*69 25 _6 ЛКВ8Г 4*2.5 6
43 Силодая сборка 2СО Ящик упрадленияЯУ-1 25 3 ЛВ8Г 3*2.5+1*15 46
44 Ящик Управления ЯУ-7 Ящик упрадления Я У-7 25 г ЛВ8Г j V ?  f+/x/ 5 42
45 Ящик силодай ЯС-4Г Ящик у  продления Я б -2 25 2 ЛВВГ 3*4+1*2.5 15
46 Ящик упрадления ЯУ-1 Пакетный 

Выключатель ЛВ-/
P3-U-
•229 6 У99/ ЛВВГ Zp р С * / / /  f 30

47 Силпбая сборка 2СО Ящик упаадления ЯУ-3 25 4 ЛВВГ
»/л л , | 7  V  /  47
5*25+1*15 /4

48 Ящик упаадления ЯУ-3 Ящик упрадления ЯУ-У 25 1 ЛВВГ 3*2.5+1*15 /
H9 Ящик управления ЯУ-4 Ящик упаадления ЯУ-5 25 1 ЛВВГ 3*25+1*15 1
50 Ящик уппадления Я9-5 Ящик упаадления ЯУ-6 25 1 ЛВВГ 3xP5*hf 9 I
51 Ящик уппадления ЯУ-3

Пакетный
Выключатель Л8-3 25 4 ЛВВГ

/*• s7
f*e с* {*i Ч 15

52 Силодая сборка 2 СО Ящик силодай ЯС-/Т 25 4 ЛВВГ
1*/•«/ 

3*4+1*2.5 25
53 Силодая сборка 2СО Ящик силодай Я С 25 / ЛВВГ 3*4+1*25 25
54 Силодая сборка 2СО Хлоаатианая 1O J

-11_____ Силодая сборка 2 СО Внутреннее асдещ ение Сн АльБо/>1 Лист 13
- Л Е  . Силодая сборка 2СО Ulur оператора. Лан. / 25 4 ЛВВГ 2*2 5 30

57 Ящик упрадления /2 я  У Ящик упрадления /ЗЯУ 25 1 ЛВВГ 3*4+1*2.5 2
58 Ящик Упрадления 13ЯУ Ящик отпадай ЯС-4Т 25 2 ЛВВГ 3*4+1*25 6
59 Ящик Упрадления ЯУ-5

Пакетный
Выключатель Т78-5 26 2 ЛВВГ 3*25+1*15 26

Bf-6BO Щит распределительный 
ЩО-70 Панель 2 блок контактной камеры 

СипзЗак е fop к а ЗСП Л36Г 3*37* IMS fn onsJ.w l Jtu■m Я
61 Щит распределительный 

ЩО- 70 Ланель {
бпок мипро<ралылро6 
Ящик силодай 4ЯС лев г i*b*{*/,S Cm. nobirOPtl PL>e/77 ЭО3 fS

1

CZ7-*полняет ся при  при 
в я зк е проекта.. ш ш т

7 1 Ш Т

ш ж
Рук труп. 
Т О

Ш Т Щ

тага

Г О Ш Г "
н ш ш ш

А б р Т с м м в в д
Г У С Е  В  Д  

Щ Е И Т Я Ш А 1 
Ш П Ш Н П

г о : . М1и А н

ШЫ\>
Ib k ei

US

Т П  9 0 H ' 9 S  3 0  В  Г

Ш т т т ы и ш ш ш ш а  u i t M i i t n i i J "

Г а п п й ы и  Ш И С .

RAt t AbUl l i  Ж И Р Н А .
А ' и т  ( .

i n f f - * T l i C T л и с т

p
а
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Гласса Паоходь/
Гридь/

челе.з Y Модель
По проекта Проложет<о

in
N И а нала Лоне а %

|| 11 Ь

||

Ч

А * <0
. !»
S § £
511

А   ̂
* 4  S  о

* *
§ £* 
4?
//7

«г8
iU-s
//

1 ’“S 

/2

¥
/3

70
2

Шноаз //елейный 1ШР
з

Лпидоп поз. 6

У 5

25

6

/ f

7 8

мввгд

9

9*7

iU

Л —
7/ Шпат аелейный 7///Р ПтгНЛгт по*. 5 25 / ЛНВВГ 9*2.6 5
72 Шнрф аелейный /ШР Лродор поз. 9 25 1 ДНВВГ 9*2.5 Ч
73 Шпат пелейнь/й 7ШР исполнительныйметшим 2 НМ 25 7 ЛНВВГ 7*2.5 9
79 Шноф пелейнь/й /ШР

исполнительный 
механизм /нм 25 6 ЯН8ВГ 9*2.5 6 _

J75 Шкаф п елейный /ШР
Пператорсная 
Мнопна 2МС-2НО 26 7 ЛНВВГ 9*2.5 36 _

76 Лаидоа поз. /8а'/ Соединитель ноя ноподна смн!
РЗЩ-
-7(22 2 ЛНВВГ 9*2.5 2

77 Лаидоа лаз./8 м2 Соединительная 
ноподна снут!

PJ-U-
~Х22 3 ЛНВ8Г 9*2.5 5

78 Соединительная 
народна СНМ2

Щит оператора 
Лан ель / 50 9 лмввг /6*2.5 60

79 Придал поз- /8 Л3 Соединительная
народна СМ M2

P3-U,-
-Х22 2 ЛНВВГ 9*26 2

80 Ппидаа поз. /8 м9
Соединительная 
ноподна СМ м 2

РЗ-Ц-
-Х22 5 ЛНВВГ 9*2.5 3

8/
Соединитель нал 
коротка СС н2

Шит оператора 
Панель / 50 28 ЛНВВГ /0*2.5 78

82 Па идо а поз. /5а
Щит оператора 
Панель 2 25 У ЛНВВГ 9*2.5 98

83 Лпидоп поз. /7а м/ Щит оператора 
Панель 2 25 9 ЛНВВГ 9*2.5 59

89 Раидоо поз. 17а н2
Щит оператора 
Панель 2 25 9 ЛН8ВГ 9*2.5 20

85 Шаг оператора. 
Лан ел а /

Соединитель пая 
ноподна СМ м3 25 2 ЛНВВГ /0*2.5 /6__

86
Соединитель нар 
на о о дна СН м3 Лпидоп лоз. 20 м/

рз-а-
-Х29 г ЛНВВГ 7*2.5 2

87 Лаидоо паз. 20 н /
Соединитель нар 
ноподна СМ м9 лнввб 9*2.5 C J

88 Соединительная 
народна СН м9

Догмами прибора 
лоз. 20 м/ ПРГ 9Г/*/5) L— !

89 Соединительная 
но по дна СН м3 Придор лоз. 2/а м/

рз-и-
-Х29 2 ЛНВВГ 9*2.5 2

- М
Шит оператора Панель 2 Лридоо М03.2/Р н / 25 2 лнввг 9*2.5 J6__

97 Рридор поз. 2/а м /
Даттон лридора 
лоз. 2/а и // PK-wa- - 7-/9 m

92
Щит оператора 
Панель /

Соединитель пая 
ноподна сн у/ 5 25 2 лнввг /0*2.5 /8

33
Соединитель нар 
но а о дна С К Н 5 П а  идоп по3.20 м2

рз-а-
-XZ9 2 лнввг 7*2.5 2___

97 Лайда о поз. 2О М2
Соединитель ноя 
народна СМ у/ 6 ЛНВВб 9*2.5 П

95
Соединительная 
ноподна СМ Мд

Датчики придира 
паз. 2п м2 ПРГ 9Г/*/5) П

96
Соединительная 
ноподна СМ н5 ... Лаидоа поз. 2/а м2 р з - и -

-Х29 2 лнввг 9*2.5 2

57
Щит оператора 
Лонель 2

т г г
Лаидоа поз. 2/а м2 25 2 ЛН88Г 9*25 /8

98 Лпидоп поз. 2/а н2
Датчики лридора 
паз. 2/а м2 PM-HW- - 7-/9 Г ~ >

1

99
J 4

Шно(р моа8ления22.23Ш.J Пподо а лоз. /9 лнввг 7*2.5 5

/00
Шит оператора. 
Панель / По идо а лоз. /9 25 2 лнввг 9*2.5 25

L 1 ~ Заполняется при привязке проекта.

1 2 з У | 5 6 7 8 9 ~~ /О // /2 /5

/О/ Придор лоз. /9 Соединительная' 
ноаодна СНм7 25 5 ЛНВВГ 4*2.5 7

/02 Соедимигельная 
нор одна сн м 7 ârit/HUli луидора. ПРГ 9f/*/.6L /2 ___

/03 iШкаф зло о Поения /8,19 ЩУПридал лоз. 22 25 2 лнввг 7*2.6 2

/09
Щиг оператора 
Панель / Паидор лоз. 22 25 Л — лнввг 9*2.6 33

105 Паидап лоз. 22
Соединительная
народна СНм8 лнввб 9*2.5 / /

/0$ и/сдинигельнаял
породна CM J/8

Датчини лридора 
лаз. 22 г ПРГ 9(f*/S) / /

/07 Шнаср илрабления /ШУ
Щит олератлра
Лонр/та / 32 / лнввг W*2.5 20

/08 Шкаф мрадленир 2Ш9 Щит олератораЛггмрль / 32 / ЛНВВГ /0*2.6 /9 ___

/09 Шкаф у паи Пае ни я ЗШ9
Щит олерагора 
Помел 6 / 32 \ / лнввг /0*2.5 /8 ____

/Ш tf/pncn Ч/tniifl/IPА7/ С У/МУ Щит олерагора/7/ТНР/ТА / 32 / ЛН8ВГ /0*2.5 у/ ___

///

UJP*L/i+J *7// fJiJlJv/С/7 UЯ 4UJ J

Шкаф тпродления 5Ш9

/tunСУ/О /-------—
Шит оператора 
Панель /е 32 / лнввг /0*2.5 /6 ___ .

1/2 ll/t*Qrff ЫТТПг/£пР///7 0 fitI/У Щит олерагораflrt/JPJTA I 32 / лнввг /6*2.5 /5 ___

//3

UJ/ь 4UI+J J/TpUOJ*СГ7С//1 %J UJ С/
Щит оператора 
Панель 2 Здонон лмввг 4*2.5 /2

_Л-//9
Щит оператора 
Панель 2

Щит оператора 
Панель 3 лмвег 4*2.5

—

___ j___

——— ___

___

--- ; i

1
1

___ 1i —
___ ---1

—
___ ____\___

______

___ ___ ___

___ ___

—

___ ___

___ ___

___ ___

___ ___ ___

___ _ — — —

— ГГ
J ТП 901-3*99 30 5Г
"1

m v r n v j
Ш Ш №A0tVM.ПОАПНСЬщ М  i Го fiitJliiuIJго t 0 НА,JAUrf |Г.ип va
ТПСп1ГПГ" 1ПГШШ1

Q—■ АКТ. ЛИСТ 1АИСТОВIIKVDIH 1 j
8 A R Н ЫН КОРПКС. Р 13гшетпUPOCIlHOJi j f!

РУШУП,IUEBA ___ Ц Н И И Э П
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Т расса ПпахаЗы через КаВельL____________

_—
■

'XlfagDii
рндодлхП

оц

Начало

ТруУы Но проект у А ролож ено
Конец ^  N

£  «а

*  ^  

t s j  
$ 8 - ь

И

ч

* /  •
S  &  £

*tx

,  *  .  
S* *  $

Н !

Ч  s  vj

« *

r t

j L * ,

r j
ь

/ 2 5 У 5 6 7 8 9 /а / / /2 /5
/А Ч/каф управления ШУ -1лекгродВитатель /Д 50 О ОВВГ 3*/6 /5
гд  iШкаф улааёления 2ШУ ЗлектпадВиготеле 21 50 О ДВВГ 3*16 /6
за _ Шкоф УЛпоВления ЗШУ ЬектлаВВито/ель ЗД 50 О двв г 3*/б /5
чд Шкаф улраВления УШУ 'лекгроЯВигателе УД 50 8 ОВВГ В*/6 /6
5А _ Шкаф улраВления УШУ ЗлектроЗВигатель 5А 50 6 дввг 3*/6 7
6Д Шкаф улраВления УШУ ЗлектройВитотель ОД 50 6 ДВВГ 3*/6 7
7Д Шкаф улроёления 7ШУ ЗлекграЗВигагель 7Д 50 5 двв г 3*/6 /2
8Д Шкаф улрлёления ОШУ ЗлектраЗВитлтеле ЗД 50 5 двв г 3*/6 П
эд Шкаф улраВления ОШУ ЗлектроЗВилагеле ОД 50 5 д в в г 3*/6 /а
ш Уетинаёка АЛО УлектроЗВигателе ШД ВРГ 3*/.5 . KadiЛЬ УЧт?н
ЧД УсганоВка АЛО ЗлектроЗВигателе АД ВРГ 3*/5 В УСТуноВке ляд
!2Д Ящак улраВления /2ЯУ ЗлектроЗВигатель 12Д 25 У двв г 3X2J О
а д Ящик улраВления 13ЯУ ЗлектроЗВитатель АД 25 Ч д в в г 3X25 7
ИД Ящик улраВления /УЯ У ЗлектроЗВигателе /УД 25 О /гвег 3X2.5 /У
15Д Ящик УлраВления 15Я У ЗлектроЗВигатель /5Д 25 6 д в в г 3X25 /У
1ВД Ящик чараВления /6Я У ЗлектроЗВигатель /ОД 05 5 ОВВГ 3X2.5 /О
!7Д Ящик управления /7ЯУ ЗлектраЗВитигелб /7Д 25 5 п оз г 3X2.5 /О
!8Д Шкаф упраВпепия /0./9ШУЗлектроЗВигателе /ОД 25 О д в в г Jxy О
щ Шкаф улраВления 18./9ШУЗлектродВш а г ель /ОД 25 В яввг З'У 7
го д Ящик УлраВления 2ЛЯУ Электродвигатель 20Д 25 У дввг 3X2.5 /0
г/д Ящик улраВления 2/Я У ЗлектроЗВатателе 2/Д 25 У двв г 3x2.5 7
г г д Шкаф УлраВления 22,25 шь ЗлектроЗВигатель 22 Д 25 У двв г 3x2.5 /3
гзд Шкаф УлраВления 22.23W5* ЗлектроЗВигателе 23Д 25 5 двв г 3*2.6 Л
Н-7Д Шкаф релейный ШР ЭлектраЗЗитагеле /Р/Д 25 О д в в г 3*2.5 0
В-1Д Пакетный Выключателе ПВ-7 ЗлектроЗВигатель В-/Д 2D / У097 КРОТ 3*2.5+ 

+/*/.5 7
В-2Д Ящик улраВления 2ЯУ ЗлектроЗВигателе В-2Д рз-и--х ге 5 л ввг 5*2.5* /*АЗ /0
В-5Д Пакетне/й Выключателе ПВ-3 ЗлектроЗВигатель В-ЗД 25 5 двв г 3*2.5 25
8-УД Ящик улраВления УЯУ ЗлектроЗВигатель В-УД 25 5 двв г 3*2.5 О
B-Sfi Пикетный Выключатель ПВ-д ЗлектраЗВатателе 8-5Д 25 / д в в г 3*2.5 36
8-6Д Ящик улраВления ЯУ‘Ь* Электродвигатель 3-ОД 25 .5 д в в г 3*2.5 /О
в-ТД Ящик УлраВления ЯУ-7 ЭлекгродЗиготеле 3'7Д P3-U-! ,

-X2S{ 5 д в в г 3*25*
7*7.5 /5

Начала и  продолж ение ладелыюго ж урчала 
с ». лисп/ SOSP- я, Я

/ я а У 5 6 7 8 $ /0 / /  и н /3
/7 Ящик еилоВой ЯС-/7 Электроталь /Т 20 /О ДАВ 4(1* У) НО
г г Ящик сила Вой ЯС-2Т Электропиле 2Г 20 6 Дпв Ч//*У) 24
з г Ящик еилоВой ЯС-37 Электрогаль ЗГ 20 6 ДАВ 4(7* У) 24
ч г Ящик силоВои Я С-У7 Кран-Валка УТ 20 /О ДПВ Ч(М) УО

СВоЗма кс В ел  ей :
АВВГ_____________________ ДКВ8Г ДАР
3*35* /*/6 кВ.мм —  05н. /У*2Д кВ.мм — 28м 7*70 кВ. мм /Ом
3 */6 +/*/0 кВ. нм — 96М /0*2Д кВ.мм — 52/М 7*/20 кВ.мм УОм
3*4 *7*2.5кВ.мм =uS2££L_________________ 7*2.5 кВ мм — 29М
3*2.5+/*/5 кВ.мм —  20Ум 4*25 кВ.нм _ 297м Д//8
3*/6 кВ.мм —  /09 М 7*4 кВ.мм /28М
зх/о кВ.мм zz-BJUl_________________ КВ8ГЗ \

\
з*Ч кВ. мм —  76м 4*7 кВ.мм — 74м (ГРГ
3*2.5 кВ. мм —  2/8м крот 7\К$ кВ.мм _ /2м
2*2.5 кВ. мм —  SB н 3*2.5* /*/.$ кВ.мм —1м

1

1
*

т п  д о н - 99 з о в г
ы н ы н ш ш о с ■ ль*} ш т а

ш т к т ц ш к Щ м ж д

} ( 0 В -  

М т щ м .
I T T

Ш\
a t  о

Щ щ м
11 А КII It 1 M i l l 1щ

Главный  комке
Кабе льный  я ш м

I W t T j  И Ш Ч М И Е )

йф'Збб-ОЬ

и м и и э п
Н Н Ж Е Н Ё Р С в Г О  t S O P H D B A S S S  

I М и ш





s

План на пты. 0-000; ~Ш0 и 0.900

Примечания:
1. Строительная часть Выполнена на осноВонии листов АР-3, АР~4
2. Технологическая часть Выполнена на основании листов: ЬГ
3. Относящиеся листы ЭО&Г-Ю,ЭОВГ-12+1Ч
4.  Соединительные коро&и СЫ\ СШ и СКн7 приварить к металли

ческому ограждению с Внутренней стороны
5. Прокладку кавелей и проводов Выполнить в соответствии с
боданиями т. п. 4  Л 07-155 шифр АбЗА '

6. Кабельная трасса идет но отм.2.500 от уровня пола.
7. Кабель, проложенный но Высоте до 2м от уровня 

пола, Защитить трубами.
8. РЬсстояние между кабельными конструкциями 

должно быть не более 800 мм*
9. Ящик управления 15ЯУ установить над ящиком 

ипрабления /2ЯУ
Ю. Кабель к электродвигателям проложить В ситро- 

бе. крепить скобами к полу.
It. осе проемы после монтажа заделать.

0-

.32

в м ' I t

з/cjoDNb/e обозначения:
©  Электродвигатель 
€  Электродвигатель крон-волки 
ЕЭ Шкаф управления 
□  Ящик управления 
а  Соединительная коробка 

е з  Кнопка у  продления 
О Приборы КИП 

~~ боод гибкии 
о--- Отбор импульса

1 Кобель проложен открыто на конструкциях ши скобок 

Кобель идет под перекрытием 
Кобель проложен б трубе 
Импульсная трубка 

Кабель пошел б  низ 
Кобель пошел бберл 
Кобель пришел снизу 
/Сабель пришел сберху

План на отм. 06QQ
Mf:fOO

/ - /

X  Отвод чс,

^  бредерпчары рзоо 

Подача воды на станцию /300

г - г

J9 ____ Ь

%

/Подача промывной воды на_ 
срильтоы ФчОО 

/Сточный трубопровод Ф400_

Сф-356 03
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План на отм. 3600 и  4.200 

М /:/00

0-

< Ы 1

и г

© —

© - ю _

1 0.900 t T

У

( нялтм.1. iwL-

==PT U r 1 ,, ■ л;=п r = =

Ьенткамера ПН  

(с я  листЭОбТ’ /3J

я н 4 м ,

Комнат
персонала

| \л*аолм wo

Служебное
помещение

60- см.провт 
, блок т т \ 
тцоб ламе 
Альбом!

L

( р  и м  ь т  р ь

—

76
ц

Ml 76 77 н г N 3 73

_ 1

»  »  г _
( « 7  |ЩЭ

Агоо
Ж  I

8*3 InMt -  ■ - J

m j

О

4м

5 е Щл f t ?  А U

_Вихре6ай
sm m m tL

Я 200
- Е П г ц

ж

l t d !  I десобая

1г~Ч1 1 Абтоклабноя

Мойка

Диспетчерская Ь

ШусалоЁрощот $$
2КС-2.КП

S . ®
ш

j j  600

I Контрольная 
*  лаборатория

бенткамера 

(см. лист3067

см лист !5А

6-ЗЛА

с отм. о ооо ШЖ.

Вактериологическая 
лаборатория ^

^ В‘7Л

1
Химическая
лаборатория

О г М —н и  см.проект 
„Блок микро- 

Уриль/пр(

j - i .

©

Огнестойкая — 
перегородка / \

ШЗ: 44:52

7 5 ;  78 .81

© Ф Ф ©в в щщ■ ■ ■ шшшшШШШ
■ 1 В Н н и
■ 1 шшщ ш т ■ н н н1 Щ Н | ■ н н щшт H H IГ Ш 11Ш З К У 1> 1Ч !Г .Ш 1Ф Ш !Т Я 1.Т Т П 11

30 зг

П р о в .  г у с е м

м я ' 1 ж я Е Ш Ш Д Ц . | «

Г П П Г

\Шт. I t T E R R U E H t O l
| Н Р Ч - О Т А р О Л Ь Д Г Л А Н

Г Л А В Н Ы Й  К О Р П У С

_ P A 3 M I U J E H U E  ЗЛЕКиООСОРУА01АНк| 
Й П Р 0 Ш & К А  К А П Л Я  , л„

" ПЛАН НА 0Т1Л 3.600 И - 200
О 356'03



П л а н  н а  о т м . 3 . 6 0 0

Экс п л и ка ц и я

s ar> Н а и м е н о в а н и е / И а р к л  и  
Р А З М Е Р

Ц
H iM . Кол П р и м е ч а н и е

1 Комплект у ста мойки пускателя TlMe-t22 и кнопочном поста управления А32б.83исп.2 шт. 1
2 Комплект установки шкаюа. 

управления типа ШУ 510ч А325.4 4 осп. 2 Ш7. 2 в-.1
г-*. Q .

3 Комплект уст ановки шкаера. 
управл ения типа ШЧ 5108 А325.44 ио.З ШТ 9

4
Комплект установки силового блочного Ящика ЯБПВУ - 1М А32533исп.1 ШТ. 1

5 Комплект установки соединительной 
к ор о б к и  (на ст ен е ) . А 325 97осп. 2 ШТ. 2

6 Комплект у ст а н о вк и  кнопки 
управл ения ( на cmeHEj АЗ25. ТЗисп.2 ШТ. 1

7 Комплект установки звонка А 325.90 ШТ 1
8 Установка огнестойких перегородок А 88.14 исп. 3 ШТ 45 тпАЧОТ’М 

шифр А131
9 Установка крыш нога вентилятора А131 лист 7 ШТ. 1 т.п.Ч.ЧОТ-203 

шисрр А 131
10 Троллейный тока подвод к Электросталям А 315.1 исп. Z ШТ. 3 к

|
с * , .
' Г £ |  §  

й -

ф *

и Троллейный токаподвадк электроталям А315.1 исп 3 ш1 {
12 Троллейный токоподвод к электроталям А 315.2 осп. 8 ШТ 2
13 Участок закругления троллеев А 315.9 иа>. 1 ШТ. 2L
19 Участок закругления троллеев А315-9исо.2 ШТ. 2
is Кожух для защиты кабеля A72J4 испд ШТ. 6 ч ,  i

I V . Si ' S1S Настенная кабельная конструкция А72.21 исп. 7 ШТ 65
17 Настенная кабельная конструкция All 22 исп 5 ШТ 20
18 Настенная кабельная конструкция А12.99исп.З ШТ. 20
19 Скобы разные для крепления кабелей и труб кг 30
20 Ввод гибкий К1087 ШТ 9
21 Ввод гибкий К10 85 ШТ 18
гг Иеталлорукав РЗ-Ц-К22 м
23 Металларукав РЗ-Ц-Х29 м
29 Триба п о л и эт и л ен о в а я  

МРТУ6 N-05 317-67 dy -50 м
25 Триба п о л и эт и л ен о в а я  

Ф т У б Ы  -  0 5 -3/ 7 -6 7 ач-25 м
26 Труба Виниплпсгпо ва я МН14 2 7-6/ 63*3 м
27 Труба винипластовая МН1427-61 51*4 м
28 Труба вчнипластоваяМН142 7-61 40*2 м
29 Труба вини пластов а я МвН27- 61 32*2 м
за Стойка КЗЮм ШТ 4
31 Прокладка кабелей в  каналах АН 41 и сп. 8 - - Т.П Ч.Ч07 

шисрр A 91A

9 0 1  -  Ъ-99 зо вг
м г / л

ц р а ц ь р
/ Е Г Й Ш 7

Г Ш И М Н  К О р П Ч С

^ й т а л "ц ил "м-'айо
с у 35603

Ж л и с т А И С Т О В

P IS

Ц Н И И Э П
и и н с ш ц а о г с  m щ о ш и я

Г- M Q C U f t
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Схем а Енлю чвния С таблица ()
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ц е п и

Цепи

напряж ения
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и и щ
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V _  ------------------------------------------------------------------------------------------- — -------------------

О бщ ий Ёид (т а б л и ц  & р )
МП/®
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Примечание
€ о  е д и н е н  и  е  д е т а л е й  ( п о з .  з ,  4 )  ё ы п о л н и т  Ь  

к а ч е с т б е н н о и  С  В а р к о й п о  п е р и м е т р у  С о п р я ж е н и и .

таелии а /
П ер еч ен ь  эл ем ен т а #

Поз и циан 
тознач. Наймем о $ ан и е тип тезсничесхие 

Ванн bte. Кол Примечи*. и 8
щитраОпраделителЬнЬ/и’ПалелЬ/ (ланелбSJ
ггн
ггб трансформатор

ч

J

иL *?
> ^ 'Ъ tb & г-»h *s»

$  г

тгс тон а чоо/s 3

0;й2;Яз Дмперметр Шкала 0+ Оаал 3

г ВолЬтметр Шкала Or ПБ08

Щ иток Счет чико S
Wh Счетчик актиВнои СЯЧ-

анергии ‘U51&M ** 300$, $Д /
VOHh Счетчик реактиВ- ери-

мои энергии. - U673м ~зеов, до /
/7?апт/ца&

Поз.

/ /  , , / л  I ошначенш  
Ноимен oh а ни в Ъьрп/менгатехнические

 

данные,размер№ща$,

 

маеVaприме

 -  ; 
чини . ?  .

/ /
Счетчик актив но Л Иаи  

энергии ачи&7гм**3B0g;SA з,г
1
I

1
£

Счетчик реактивнойэнергии \<?рч-и$73м**3sas;SK3,2\ \
_ _ _ J

3

3

Профиль монтажнЬш  j  КВ38е-$7о20
t

i 4 ПрОфШЛЬ MOHtrWDfCHb/U К 238 £?3$0и

$ О Болт ГОСТ 7 SB-70 m b  л га§Sгаям гоя г ‘.$/5-7ом$В

7 Шаиеа roCr H311-6SS

I

1
т п  т а г

- -
1 Н  4  U  1 ¥  « * < « #

Гг. , л ;

|

£ т т й я  a s i > e i K R  ьт  M I s f . t J S W T ' r -  
Н М £ М  8 J 3 £ U i m H >  | Ц Ш Г »  A *  i 5 - 0  
K O t . i H J  5  о г ы г .  M i f m K i » 1 r « * j p r s s M

■ ' м Т с в П Т »  ■ *т. ц и с т N ?  А О  К У М .
Ж№

Т т Н Г 1 Л  И г О Л З ^ Ш Е Л Ь -  
e r t ' T i i . U A b v . '  . а .

П р ш р н л m e m
7г*Л'

Г а д г н t i r й  m m
р ч т .  м  г е Т  J a m j t i iЧ чИ Н Ж Ш Р & m m

L.I
h K . r p i a . Г З С Ш
r u n Ц ] £ Р С Т Я К О Е Я Ш 1 Ц . М Т 0 К  С  Ч Е Т  Х И К 0 &

С х е м а  в т ш и и * .  й ц и й  щ  
и  с х е м а  t i u n m u a

U K * ' .  ; : Г * П  ^
п с п е а . щ ,  с т е ш е н к о н ш м м ь  з а ^ з д ш ш !  

г.  м о е к и  f.  №-ЛА- г ш а м д н



Жалюзийная решетка

Р а з р е з  Е-й
М  /•* 5 0

©
Однолинейная схема

ZZ7 Кб

1
0 Q

м

*

§
с о

C Q

&
РВЗ -ю/чоо-уз-т 

ПР- fO
рвз-ю/ш -уз-х

ЛР-ГО

Гы п  ( у  

тм-ш/г~/-бб

а 7/ 0, *  к в

Y ^ г | | 1. Г М - № о £ 1 7 - 6 6

/ — 7/ 0,0™

к щкга н.н.

1, Д а н н ы й  лист рассматривать совм е стно  с  
листами ЭОВГ—

2 .  Конденсаторные установки закрепить на 
стене друг над  д р у г о м .

Д  /  У  ЗАПОЛНЯЕТСЯ ПРН ПРИВЯЗКЕ ПРОЕКТА,

КОЯ ПОЯ Наименование Об о з н а ч е н и е ,
с о р т а м е н т

ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ДАННЫЕ, 
РАЗМЕР

ОБЩА*
МАССАПр и м е ч а н и е

Z t Тр а н с ф о р м а т о р  сил овойТРЕХфАЗНЫН. МАСЛЯНЫМ m -lto jtj-66 Шкв-А
£и/оЛиВ 970ю

1 $ Щит р а с п р е д е л и т е л ь н ы й  н/н ЩО-70 см. лист ЗОВ г -

1 Л Панель АВР Щ0-70-Э9 см. лист 
ЭОВГ-

Z и К о н д е н с а т о р н а я  у с т а н о в к а УК-0,33-36 УЗ
2 с ШКАФ СНЛОВОЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ слог
2 6 щиток УЧЕТА Им. Аист 

ЭОВГ-
2 7

вывод Н.Н. в КАМЕРЕ ТРАНСФОРМАТОРА См. лист 
ЭОВГ-

2 е Остановку разъединителя
PB3-10J4LV иЗХ ПРЕД ОХРА-
ИНТЕЛ ЕЙ П К -а и КАБЕЛЬНОЙ раздХпки

См. лист 
ЭОВГ-

2 9 б а р ь е р
См. лист 
ЭОВГ-

вшяш■МММ

ТП 901-3-39 ЭОВГ- 1
Станция очистки воды поверхностных нс\ СОДЕРЖАНИЕМ ВЗВЕШЕННЫХ. ВЕЩЕСТВ ДО £500Мi тельносто S, 0 тыс. мз/схгки с внхреяыл

учннкоа с 1 
7/г производи-  I
*  СМЕСИТЕЛЕМ. 11 2 2 2  с м я т и е  я и и н я ПОДПИСЬ АТА

Г _ | -
Гл а в н ы й  корпус

лит. finer Листов
ЛПровсрюТРЫХАНКИНАP h Р Л 2 аст. нкж. \ Закс 1 о
, ГНП \ТРЫХАНКИНА'MSfZ г- JI Трансформа торная подсганцм 

[План, Разрезы-и однолиней
ная схема СО кв.

Ц Н 1 В Д Э П
ИНЖЕНЕРНОГО ОБОРЭДОШНЯ 

г .  Москва
а . СПЕЦ. Степаненко L
щчотд ш ш ш ш ш

с ф - з б б - 0 3



С
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Разрез Г-1 Разрез i - i

Р а з р е з  I V - ! У

L - |

Коя Поз Н а и м е н о в а н и е Обозначение,
сортамент

Технические
данные,

размеры

Общр
max
кг

Принечанч

1 1 Разъединительно. 1дкЁ с заземляющими, 
ножами со стороны шарнирных контактов РРВ 10/ш-УЗ-1 /Око

чоо л

3 г Предохранитель п к -п и
2 3 Привод к разъединителю UP' 10

в 4 Подшипник ПК-65/30
2 5 Рычаг угловой РУ- /50/30

6 6 Вилка ьк-гф з
2 7 — —

2 8 Mytpma переходная Mnp-25/зо
2 9 дал для наращивания Cm. кр• <f>30 г-
2 Ю Ось Cm. кр. (j>30 Е= 150 мм
2 / / Т я г а Тр.газ. 3/у’ £=/525мы

f 12 —н— -- Е= 1185 мм
/ 13 ------п-------- С"960 мм
/ /4 изолятор опорный на 10кВ О<Р-(0-375?3
/ 15 Щинодержатель ШИАП-1

2,5м 16 Шины стальные Рост 03-57 
Ст4о*4

12 17 болт с гайкой и шайбой щ я т - и
1 18 Болт  с шайбой ГШ " 'м<гм2

2 19 Болт с гадкой а. шайбой Гт № *
8 20 Щтисрт конический ГОСТ 3/29-60 

ШК-8*55
16 21 Заклепка ГОСТ 10299-62

4>5*зо
I 22 Конструкция подР&э-ю/ш; три 

ПК гг7 и каЬельнчю разделки
См. Лист
Ж Г - 2 2

2 23 —»—  ПР~Ю ш. лист 
ЭОбГ- 2S

4 24 Кронштейн под подшипник П-65/зо )См. лист
2 25 — f—два подшипника fl-65/зо дОВГ-25

/ / —З а п о л н я е т с я  при. прибязке проекта

1.П. 901-3-95 ЭО 6Г
йтЛнЦИЯ очистки ш ь и о ь ^ р ш е т н Ы и ' с т н и к о в .

WJMAutT ti АО КУМ. ПодписьARTR л; ' .и ц см л ни нс т BjfituJtHHb a otu. йООК5ВОАкТЕЛЬНОСПЮ & тис MVl'fiK? WuxАьшШесшлем _

Г л а в н ы й  ш л и
лит. ЛИ СТ ЛИСТОВ

Прощил 
! ЦНЖШР
/ г и п  

гл тм 
HR4-0TA.

Ядосщщп
ЭДОВМЦЬМ
т р м т к ш
СТЕДАШкО
г о н и м н н

п . 21
ГрАйСфООМйТОПНЙЯ ПОДСТАНЦИЯ 
УСТАНОВКА РАЗЪЕДИНИТЕЛЯ Ш -  
-10(400 И У П Р Е А О К Р А И И Т Е Л Е Й Л У О

м н и и э п
иМ Е ш ш ош тш ш  

г. м о с т
c f-3 5 6 -йз



' • » « *  n o j ^  p b v u u w w m u v  m u i u  P W - м о / д а о ,  «$ п Р Е ^ и т п т и *  *  к ь т ь и у ю  p x s ^ e k k v

м  V . W

K o u m p u ^ n *  п о а ,  n p v m i ,  n u i u  

M  \ : 5

.пмо*

M  - W

£ Z > Q

■st; V*

\ h m b .o

t  К р о н ш п и й и  п о л ,  п о д ш и п н и к  m m  ч П - 3 5 / з о *  

u  v . s

f t  К р о п о т к и н  n o * ,  п о р о д и  i u u k k  u u u n  „ v t s / s o *

U  U 5

о
« а

-
л

 
ю

к « л .

7

П т u h u o u h i

П О Ш Ч Ш И ,

О О Н П М Ш Ю
A J U U M  i ,  

Р А З М Е Р Ы
S W W l j U P t t M f t H .  

К Г

К О И С Т Р Ч Ц и *  П О ^  Р т ’ Ц И И и т и ь

U U H K  H V - U / A O O

С щ  а  к  ъ m o m  М
r a m  « s q <?-74
l  4 f l < 4 Q * 4 b  110ft M M

P = 1 10 0  MM

Ь ё е о  и м и

( « 4 0 0  и м

(  = * 0 0  MM \.ь

t  * 5 7 0  и м ъм

К о и ш р ч ц и *  щ  п т н  ш д д о - щ '

S m x i a  п о и т ь *
гост 105-57 
-  4 0 » 4

U b Q O  и м о  пь

N  t  Ь О  Ь А  А  М
Г О Ш  BS&9-7*  

А 4 0 » 4 0 * 4
(  = 4 .0 0  ММ 0 4 *

K P O H u m i U  щ  п о  д м  ш и к  
т и п к  „ п - * 5  / ъ о И

f m T F s m i
/ . 4 0 * 4 0 * 4

G m k U  У Т к О Н к *  V I A (  - 7 0  ц ц 0 Л 7

( - -  80  M U 0 Л 9

К Р о н и п и Ш  n o i i n  п о ^ и ш т
П \ т  „ П - А 5 / г 0 * ____________________

С Ш Ш  У Т к О Ь П  м
r o o m  6 5 0 9 - 7 1  
A  4 f t * 4 0 * 4 t  --  4 8 0  M M  

U  8 0  ц ц

0 . Д А

o . w

t .  И о к д и т и  \ t n \ u i i  i \ ? o m u n u  и ч и п т н *

w o n  I b k P K O U  n o  U f l l M U l P V  O O n P A M U H U * .

а.Ь m а к и m . * 6  o i m n n u n  д и  K P m n w u *  u -
ь и т и  р ь * » д к т  m m t n  по м ш п  

З . К о и т р у к д и ц ,  п о т  м и ь и и ч т о и  о т ь о т к и  w 
с т к и ,  п о к р и и т н  u m m u  н о т о й  Ш О Г 0  ди- 
m а  г к  х ,ы  ?  к ъ ь .

! ___ ~
Ш . П .  9 0  \ -Ъ -99  901 r

_________

_____ 1
1

Ш
1 ш е р х н о с п ш  и е т о ц и н т  о C o u p
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Г а ь ь ц м ц  к о р п у с
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» ! № П Ш Н М 'W *\ 1_____ Г О Р М Ф о р м ш т а  п о А О п и ш а .  
( 5 0 « С 1 р У К Ц , М а  П А А  Р М ? Е Ш » Г Г Е Л  
i W ’ « S 4 0 a  *  1 ^ m a x P A H u m m

о т п
и ш н ш о г о  о о о т о и ш  
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к( л ^ c z
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№
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А

ш
м

л
ш

Б а р ь е р  Р а з р е з  1 - 1

Кол. По у Н а и м е н о в а н и е О б о з н а ч е н и е
СОРТАМЕНТ

Т е х н и ч е с к и е
Д А Н Н Ы Е ,

Р А З М Е Р Ы

Общая
МАССА

КГ
Л р и м е ч .

20,0м 1 Провод алюыиниеВыи одножильный 
с резиновой изоляцией

Ап р -soo 
U  120 мм

Келич.Эаю 
ни Ч кольца

в г Ир а Вода держатель шита

Пластина медиа  -  алюминиевая 4  *  120 мм С * 100мм

2 3 Конструкция В/крепления проВодоВ /лип I

Сталь ленточная ГОСТ 103-57
. __*а*з £- *■ 300 м м С,28

1 * Конструкций д)креплений npoBoBog т ип Т

Сталь у ела8ая Н -4
йсТ 8503 -  1Z 
140 x 40*4 С * 360м м 0,91

3 5 Скоба для крепления npaSoBaS

Сталь лент очная r a t i  ЮЗ ш57 
20» 1,5 мм £  - 175 мм 0,055

4 6 Болт с гайкам и и 2 ^ Й шайбами
ro d  1П8 ‘ 70

0,02

2 7 болт с гайками и  2  шайбами щ ш шМЛ яла 0,01

барьер

1 1 Брус деревянный ХВоя ВО* 60 t  = 2 5 7 5 м м

2 2 Сталь углоВ ар гост 85й9 '72~ 
НОяЦОяН £ 3 6 0 мм о м

2 3 ----- и ------ ----II------- — £ s 230м м V I
2 4 — *  —  ПолосоВая Тост m - $1 

5 0 * 4 £ * 3 0 0 м м о,ц
2 5 П р о ёат ка  (Ст ержень) фвмм £  я05н м 0,25

4 6 ---------- (уп о р ) ф Змм £ *  16 мм О М

/ m t i i
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Опросный лист на шкаф ШР ///5- р9

И он ер шкафа /
Тип шкафа ШР U/S-SP

Номер монтажной единицы

Перечень и технически* 

характеристика а а  па

ра туры, устанадяи Рое
мой В шкафу.

/РВ

РПВ
ппл
ПН 

/Л; 2П

/РИ.РЛТ

Репе Времени 
рвл-г/г/ ик-ггав осп. г
Пускатепь магнитный 
ПМВ-///УЗ(220)
Пускатепь магнигнь/й
пме-пгнзсего)

Предахранатепь 
ОПТ’ /п

ПлоВкая РстаРка 
В7Ф-/П

Репе промежуточное 
РП-25 О к-егоз.

Перечень аппаратуры 

на ВВерце шкафа

ЛР
ПВ

/КП
/КС
ПС

/ТР

Переключатель ynoPept. 
i/П S3/3-J/368

Выключатель пакетный 
ПВ/-/П и сл .Т  

Роет упраВления кно
почный ПКВ-//2-2 
Лрмотура ВС-220

Регулятор температу
ры  ПГР-П-ОЧ
Вампа сптнапьнар 
РНЦ-220-/П

Перечень аппаратуры на  
Рак а  Рое} стене ш каф а.
Принципиальная схема шкафа шти р а з
вертка репей а ряды зажим а В Зшс.боу.чз/-0/30
Наименование монтажной еУп/шцб/ Проточная 

система П-/
НаличестВо шкафоР /

Попанепьная спецификация на аппаратуру шкафа ШР ///6 -69

I ’4

§ 1 *
Ч

НаименоВ ание Тип
Технические

Ванные

Коли
чество
шт.

Комплектующие ш 
Зелия установленны е на панели

Ком
плект
оЗщса
назна
ченир

При-
л ет 
ни еШРШ&

-63

/ 2 3 Ч 5 6 7 8 9 /О //

/ Репе промежуточное рп-гз ~220В 2 2

2 Ярматура. лс-гго / /

S Выключатель пакетный Л82-Ю исл./ / /

Ч Вампа сигнальная РНЦ 220-ю / /

5. Реле Времени РВ Л '2121 ик~220В.исл.2 / /

6 Пускатель магнитный лм е-ц1 уз ~гга в 2 2

7 Пускатель магнитнь/й лм е-лг уз ~2208 /ОВ / /

8 Предохранитель ллг-ш Фт.ВстоВкоВЯР -/з г 2

3 Универсальный переключатель урзза-MJss / /

/а Пост упраРления кнопочный лкЕ-пг-г / /

// Регулятор температурь/ ЛТР-Л-ОУ

!

/

i

/

т
Т О  9 о н - л ?  з о в г\

т  u u  очйстггаы гошшггиш .тштсш
Hi m Шт Щ о т Г ш е т Л а т * 1 Й  щ Ш Ш о и о и  s V r !  ъ  * 5 Й т к ш г т у ь и и и
П Р О Б Е  Р l y C E f t A

Г г ш ы х  т и с .
Т Г Г ^ ш и

Й Ш Ш Ь О Л Ш Д
р 25РУК. ГР- Г у с е в а Тгьл

Г И П ш ш а ш й п Р О С 7\\П А Ц С Т . j l Q f l А Н Е Л Ь Я А Д 
Ш Ц Ц « » М Я  Н А  Д П П А »  A 7 8 P S  
Ш К А Ф »  . 4 0  ) Н 5 -  5 3 .

« Я А | Й Й ^ Ш Р ^ 0 В Д Ггнкои С Т Е П Ш Ш /  ,л£
Ш О Т А . г о л ь а м л н 1
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1
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( я б е л ь  Й З О  О Т  i c n  
4в9Г-Зх10+1а£с7Г~~Ут)_______30/I K*^ индекс оносПиео

Я  В в г - 2 ,5  ~ V T ~
л 100ЛК

,  7 5 Л К  3'5
<ПББ Ч(ЯЩ~

Л я о г м з т  г ,е
f Л П П В С - Z S  2 * i S 0
1 у л т 1 л и

С hi -И- от-и
о\  1 5 Л К _________
8'м в  М^Ш }Ш 8С-г,5

S O A K
~^ПР’200ЦШ .

АВВГ-2,5 3,3

П л а н  н а  о т . - г . ч о с

h b го  л  кdr̂Wb
3*100 _____ 7 * 1 0 0

С о т 1 0,000

® - —

( ? ) — ■■—

• / Н П Р О * 1 0 0 НА С Т Е Н Е
,____&6 0 0 0 есоо 6 0 0 0

u a n u n u L f  ь и ь и н э д и у н н и я

а/* Н а и м е н о в а н и е Т и п , Е д . Ко л и ч е с т п.п. М А Р К А из М Е Р . в о

1 г 3 ч 5
1 Я ш и н  С П О Н И Ж А Ю Щ И М  ТРАНСерОРМ Л-

т о р о м  г в о а я . г г о / э б в Я Т П - 0 .2 5 Ш Т 3
г . Ш ,И Т О К  О С В Е Т И Т Е Л Ь Н Ы Й  С А В Т О М А Т О М

А Э 1 1 Ч / 7  Н А  В В О Д Е .С  1 2 - Ю  А В Т О М А Т А М И
А 3 1 6 1  С Т Е П Л О В Ы М  Р А С Ц Е П И Т Е Л Е М  1 5 А О Щ В - 1 2 ш т. Z
С в е т и л ь н и к  д л я  п о д в е с к и :

3 д о  Z 0 0  в т ППР-ZOD шт. 8
ч д о  1 5 0  в т п о о г шт. 75 Д О  1 0 0  в т П П Р - 1 0 0 шт. 2 16 г * ч о  в т л с о о г - г * ч а ш т 2 47 г * ч о в т л д о р - г * ч о шт 10
8 Z  * 8 0  в т л д о р ~ г * 8 о шт 16

С в е т и л ь н и к  н а  с т е н е :

э д о  4 0 0  в т Н 0 0 -0 1 *1 0 0 ш т 1 1
10 Д О  6 0  в т 5 9  И - 6 0  м ш т 8
11 1 * 4 0  В Т л в в - и ч о ш т 2 4

С в е т и л ь н и к  п о т о л о ч н ы й :

1 Z Д О 1 0 0  В Т Н П П - 0 1 *1 0 0 ш т 10
С в е т и л ь н и к  н а  к р о н ш т с ч н е :

13 Д О  Z 0 0 В Т П О Р -2 0 0 ш т 1 5
14 Д О  10 0  В Т п о р - ю о ш т 14

К а б е л ь :

1 5 Э х 1 0  + 1 * $ к в  м м А В В Г м 40
1 9 г * г , 5 к в  м м и - м 8 3 0
и 3 * 2 , 5  к в  м м --------* ____ м 60
18 Z * 4  к в  м м - ______ м 80
19 3 * 4  К В  м м — » м 30

П р о в о д :
го Z * Z , S k b  мм А П П В С  1

1----------
L  М 4 3 0

Z 1 3 x 2 ,5  к в  м м — да-------- iff 3 0
гг г * ч  к в  м м м 2 0
2 3 2 ,5  К В  м м А П В

_____ 1I i s o

Е З Ш З В ^ Щ т т а я я п ш л ш д м . ь / !

С Т Т Е Х Н .
Инж.

Нячога.

МвТВЕЕВй
Сш ерловпРькхРт .„...^ип„

Гл. спЕЦрт\ Степаненко
Голышам

тп д а м - »  ж

Г л а в н ы й  КОРПУС.

Электрическое освещение 
Планы на от щ . 0.000  

и  - 2 , 4 0 0 .

С ф’356'03

иниЯГэп
ИГОКЕНЕРМОГО 0БЬ7Л0ВАНИЯг  Моек \Я
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20

2 * Наи м ен о ван и е
ОБОЗНАЧЕНИЕ
СОРТАМЕНТ

технические
ДАНиЫЬ

РАЗМЕРЫ
2 $81

Пр и м е
чание

2 Конструкция для установки Д 325, 155
УСТДио&ОЧНЫЯ ЧЕРТЕ W

.
типовом

ОСВЕТИТЕЛЬНОГО Щ1ТКА ОЦВ-flL Кп. k А 325,55 ucn U 'ПРОЕКТ

3 2 Конструкция для установки Д 325 ,456 УСТАНОВОЧЙЬШиеотеи. А325

трансформатора ЯТП~0,2S А 325,58

6 5 СВЕТИЛЬНИК ППР-200 НА А 7 г.ш Устлюючиын
МЕРТВ» *ПИЮ№»

ПОДВЕСЕ ДАННОЙ 4>30ММ испм А ?£ £ 4 П̂РОЕКТ

1? *» С ветильник -  п п р -  шо « а *  9 2 .4 2 УСТАНОВОЧНЫЙЧЕРТЕ» АТ2.
ПОДВЕСЕ ДЛИИ0И 430ММ 1КП.4 А 92 .25

1Б> 5 С ветильник п п р - а о о  на * 2 5 .0 ,1 Tjmoeoj

кран  ш тей н е  У~ \\Ь гПРОЕКТ
\Ь 6 С ветильник п п р - шо на А 25. 0,4 Д25

КРОНШТЕЙНЕ У - П ^

Я 7 СВЕТИЛЬНИК ППРгШО НА 
ПОДВЕСЕ Д.Л1НЮУ 630W M •A7S—

24

22

23

2A
2 5
2 4

27

Н а и м е н о в а н и е

ГАЛЕРЕЯ тру боп роьод,оь
Помещение хранении коя гулзитл

Дозатор  идя
НАСОСНАЯ станция J  кораль

В о з д у х о д у в н а я

Ц С У

т п

КОРИДОР
Лестничная клетка

МУШСКАЯ УБОРНАЯ
ШЕНСКА9 УБОРНАЯ

Ценскцу АУМ

Му искри иш
КЛАДОВАЯ
ttteUCKUM ГАРДЕРОБ
Му ИСКРИ ГАРДЕРОБ
Н1АЮЗ
МАСТЕРСКАЯ

Ьестубюаь

Т а м б у р
Помещение: оеслутивАиия КОНТАКТ
НЫХ OCBETAUTtMErf tv <РИЛЬТРОВ
ЬЕНТКАМЕРА
Комната персонажа

К о р и д о р

КАБИНЕТ НАЧАЛЬНИКА СТА ПАРР
С  А У  Щ Е Б Й О Е  П О М Е Т Е  Ш У Е

2 2

2.<Р

30

31

32

33
ЗА
3 5

-ДИСПЕТЧЕРСКАЯ
К Л А Н О В А Я

BE.UTKAMEPA
ВЕСОВАЯ

АВТОКЛАВНАЯ
мойка

Контрольная лаборатория

БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ
ХИМИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ.

t  ЛАПРЯИг EUIVE СЕГги t) ЛЕКГРООСЬеи̂ нНИЯ Вво/2£ОВ, 
у ДАМП РАБОЧЕГО ОСВЕЩЕНИЯ " 2 2 0 в. МЕСТНОГО-34В.

2. ЬЬОД ВЫПОЛНЕН КАБЕЛЕМ ДЬВГ-ЗхЮ-Ч х >̂ ММ с̂Т <СП.
3. ГРУППОВАЯ СЕТЬ ВЫПОЛНЕНА КАБЕЛЕМ АВВГ НА СКОБАХ, 

ПРОВОЗОМ АППЬС СКРЫТО.
А. СВЕТУЛЬН ИКИ ПРИНЯТЫ В СООТВЕТСТВИИ С ВЫСОТОЙ

И СРЕДОЙ ПОМЕЩЕНИЯ, типы светильников см. на плане, 
s. Освещенность помещении принята согласно сИнП па-<?-ЦГ

4. Вс е  МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ НЕТОХО В Е Д У Н Е  ЧАСТИ 
ОСВЕТИТЕЛЬНОЙ у с т а н о в к и , ЩИТКИ, ПУНКТЫ,
А ТА КЛИН ОДНИ из ВЫВОДОВ ВТОР и иной ОБМОТКИ 
поииди ЮЩУ* ТРАНСФОРМАТОРОВ ЗАЗЕМЛЯЮТСЯ 
ПУТЕМ ПРИСОЕДИНЕНИЯ К НУЛЕВОМУ РАБОЧЕМУ 
п р о в о д у  с е т и .

7. УСТАНОВЛЕННАЯ МОЩНОСТЬ РАБОЧЕЕ ОСВЕЩЕ" 
HJW -  £1 КВТ.

У с л о в н ы е  о б о з н а ч е н и я *'

Ш  ИМЕНОВАНИЕ ОбОЭНАЧЕНИЕ

CfcETIHbUlIK С и м п о и  

НАКА|#ЬАН1Я

ПОДВЕСНОЙ ---------------------------® —

п а т а А о ч и ы и о
НДСТЕННЫЙ @

СВЕТИЛЬНИК С ЛЮМННЕСЦЕНТ 
НОМ ЛАМПОЙ.

ПОДВЕС н о й •= >

НАСТЕННЫЙ 0 = 3

Линия из лю ми н есц ен тн ы х  свети льн и ков

Щ.ИТОК ГРУППОВОЙ РАБОЧЕГО ОСВЕЖЕНИЯ Ш Ш Я

ТРА Н СФ оРМ  ATOP - с ю -

Ро з е т к а  ш т е п с е л ь н ая  
Д&у у п о м о с и л я

В ЗАЩИЩЕННОМ Bcnc?Ku1=uu-u-
В БРЫЗГОЗАШШЕМНОМ 

Исп олн ен  ИИ. .
Ро з е т к а  штепсельная 
двухп олю сн ая  с  ЗАЗЕМЛЯЮ
ЩИМ КОНТАКТОМ

В ЗАЩИЩЕННОМ
и с п о л н е н и и л

Ъ  БРЫЗГЛЗАЩ.иЩ.ЕЧНОМ 
ИСПОЛНЕНИИ. ж

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОПОЛ tOCUMtl
ЬЗАЩИиЦЕ и н о м  

ИСПОЛНЕН ИИ сГ
C / U ' r V  l \  T V ”  И  " &  П Р  Л Ь г * ^  Т fe> БРЫЗГОВА ЩИШЕННОМ

и с п о л н е н и и

ЛИНИЯ СЕТИ ЗА> &

АИНЙЯ СЕТИ РАБОЧЕГО ОСВЕЩЕНИЯ. ЧИСЛО ПРО
ВОДОВ ЛИНИИ УКАЗЫВАЕТСЯ ЧИСЛОМ ЧЕРТОЧЕК. 
« А * £ *  ПРОВОДНЫХ ЛИНИЯХ ЧЕРТОЧКИ НЕ СТАВЯТСЯ

Но р м и р у е м а я  м и н и м альн ая  о свещ ен н о ст ь
з о  кк

Надписи  у с в е т и л ь н и к о в :
а/ .- КОЛИЧЕСТВО ЛА м ти  V  МОШЮСТ*» ЛАМПЫ, В т ; 
ь . — вы сота  подвес* о т  полл д о  нилл светильник*. м

СЛХ§
ь

МАРКИРОВКА ПУНКТОВ И щ и т к о в :
Д .-  НОМЕР ПУНКТА ИЛИ ЩИТКА ПО ПЛАНУ} 
Б -  УСТАНОВЛЕННАЯ МОЩНОСТЬ, КВТ)
Ь -  ПОТЕРЯ НАПРЯЖЕНИЯ £ 0  ЩИТКА ^ /о \  

Г — ТИП ПУНКТА И ЛИ ЩИТКА.

Д - | г

Т П  9 0 1 - 5 -  Я ? ^0 6Г

> & О й .и - Т Н А Ь Н О С Т Ы

ГдАЬНЫ|{ КОРПУС

Электрическое освещение 
План на отм. з.4оо.

с ф  - з б б 'Я э

jj ic r  Г  лист
[ Т Е Л Е Ц

Р 27
ЛИСТОВ

Ц Н И И Э П
И Н Ш Б И Б Р Н О Г О  оъошьШ  

г. М О С К В А .



Плац ua ©тм . о .о©

УсЛО&ИЫЕ ОбОЗНАЧЕНИЯ 

<#«&а злаемивния

Э К С П Л И К А Ц И Я  П О М Е Щ Е Н И И

VM
ff/n ]4 A U М £ U О В» А HUE

1 ГД А БРЕЯ ОСВЕТИТЕЛЕЙ 1* <3>UAbTPOB
2 flOMBiy,EHUE ХРАНЕНИЯ КОАГУЛЯНТА
3 ДозлториАЯ
« НАНОСНАЯ CTA.Uy.U9 X ПОД? ем А
5 ВОЗДУХОДУВНАЯ

Щ.ОУ
7 ТП
8 *ОРНДОР
<? ЛЕСТНИЧНАЯ КЛЕТКА
Ю МУМСКАЯ УБОРНАЯ
1! ЖЕНСКАЯ УБОРНАЯ
12 VKSHCjcuR ДУШ.
В МУЖСКОЙ душ
и» КЛ АДОВАЯ
/5 JHEHCKUp ГАРДЕРОБ
и МУМСКоИ ГАРДЕРОБ
17 Шюэ
IS Мастерская
19 вестибюль

ТАМБУР

С п е ц и ф и к а м и »

iй з
Ш й М Б Н о Ь д и и Е тип 11*К К-6к П Р И М Е Ч А Н И

< Ь А З е М А 9 Ю 1 Ц . и и  п р о в о д н и к C.’XkOtLi м W К О Н Т У Р

6 З Д З Б М Л 9 Ю ! Д И Н  П Р О В О Д Н И К С Т  2 5 * 3  м м м ЬОо т в е т в л е н и е
ю л . о е о р у д

3 Д Л Е К т р О Д  З А З Е М Л Е Н И Я ,  t ^ 5 M . ^  12  м м шт. 2 0

л К о м п л е к т н а я  з а г о т о в к а £ = ь м и г г U » 5 B W T P E H W U U
К О Н Т У Р

J5
Д б р Ш А Т Е Л Ь . £ = Н 8 6 М ш т 3 7 0

ЗДЬЕМИ»ТЩАИ

/

/

КОНСТРУКЦИИ MET*AAU4ECKJ*E,
И С П О Л Ь З У Е М Ы Е  Ь  K A U B C T B E  М А Г р С Т ^ д Д В П  

Ь А З ^ М А Е  Н и Я

Проводка верти*  а аьная

о) ПРО ВОДКА УУОДИТ HAeof.ee ВЫСОКУЮ ОТМЕТКУ

5/ ПРОВОДКА ПРИХОДИТ с  6’ОДЕЕ низком ОТМЕТКА*.
У к а з а н и я  п о  п р и в я з к а *

ПРЙ привязке Г.РОВКТ* необходимо 
BbffioA HUTb fl?=P&c Q e r  ЗАЗВМДЯ- 
Ю 1 Д Е Г &  y c T ' o t f c T B A  

Д А Н Н Ы Х  У С Ю Ь И » .

" “ —
"
~

■ И —

ш Ю  Д О Ш Е Ш Е Ш

М Л Т В Е Е |А Р ГСттеуи САДИМ).
Щ х Щ
ГЛСПЕЦОи

Смврдсе!
ГСтБПЛНБНир | §

Г - -

\ w u m l Г О Л Ь Ё М *

ТП 901*3- 99 Ш

ГААЬМЫИ КОРПУС

^ A S B - M A B H U ' E .  

ПАДИ «А ОТМ. 0,000.
- 3 5 6 ' / ) 3

Т и т A U c T

28
A U C T O R

,  ц и и и > п
w i w e h e p h o t d  о б о р у д о н н яг Москва.
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«. М а г и с т р а л и  з а з е м л е н и я  п р о л о м и т ь  н а  а п  р о т е  « о о м м  о т  п о л а .

1 .  О Т В Е Т В Л Е Н И Я  З А З Е М Л Я Ю Щ Е Й  П Р О В О Д К И  К З Л Е К Т Р О О б О Р У Д О В А Н И Ю  ВЫПОЛНИТЬ СТАЛ Ь Н О Й ДСИГОИ

05*4 ми или ( г д е  э т о  в о з м о ж н о )  и с п о л ь з о в а т ь  т р у б ы  э л е к т р о п р о в о д к и - 
$■ Р а б о ч и е  ч е р т е ж и  п р о к л а д к и  ,  к р е п л е н и я  ,  з а щ и т ы  п р о в о д о в  з а з е м л е н и я  ,  а  т а к ж е  

О С У Щ Е С Т В Л Е Н И Я  ВСЕХ п е р е х о д о в  и  с о е д и н е н и й  н а  е с т е с т в е н н ы х  п р о в о д к а х  З А З Е М Л ЕН И Я  

ом. типовой п р о е к т  ц . т - и  „ З а з е м л е н и е  ш к т р о з с т л н о в о к "  а  1 ч  а .

4 .  М а г и с т р а л и  з а з е м л е н и я  и  о т в е т в л е н и я  ,  п р о к л а д ы в а е м ы е  о т к р ы т о ,  з а щ и т и т ь  а н т и к о р р о 
з и й н ы м  п о к р ы т и е м .

5 . T P E 6 S E M 0 E  с о п р о т и в л е н и е  з а з е м л я ю щ е г о  у с т р о й с т в а  Д Р А Ж Н О  (Ы Т Ь  Н Е  с о л е е  К о м  
( П У З  ,  РАЗДЕЛ f ,  ГЛ АВА 7  ,  )  38 J
При р а с ч е т е  с о п р о т и в л е н и я  з а з е м л я ю щ е г о  к о и т у р л  ВЫ ЛО П Р И Н Я Т О  : П Е Р В А Я  К Л И М А 
Т И Ч Е С К А Я  З О Н А , Г Р У Н Т  -  С У Г Л И Н О К , С У Д Е Л Ь Н Ы М  С О П Р О Т И В Л Е Н И Е М

6 . По О К О Н Ч А Н И И  М О Н Т А Ж А  И Е06Х0А И А 1О З А М Е Р И Т Ь  В Е Л И Ч И Н У  С О П Р О Т И В Л Е Н И Я  З А З ЕМ Л Я Ю 

Щ Е Г О  У С Т Р О Й С Т В А . Если В Е Л И Ч И Н А  С О П Р О Т И В Л Е Н И Я  З А З Е М Л Я Ю Щ Е Г О  УСТРОЙСТВА ОКАЖЕТСЯ  больше If ом,  т о  С Л Е Д У Е Т  З А Б И Т Ь  Д О П О Л Н И Т ЕЛ Ь Н Ы Е э л е к т р о д ы .

ЗкСПЛИКАрЯ ПОМЕЩЕНИЙ
IM
njn И « И М Е Н О В А Н И Е

Т М Ш  m m m a ------------------------

i t b m m m

h o u h a t a  m o u r n
id К О Р И Д О Р  “  -----------------------

is К А С И Н Е Г  Н АЧАЛ ЬН ИКА С ТАН Ц И И

« ( А У Ж Е В Н О Е  П О М ЕЩ ЕН ИЕ

n Д И С П Е Т Ч ЕР С К А Я

l l И А А Ш А *

93 1 ш ш й  "
30 ВЕСОВАЯ

U ~ A t m A A i m

a М О Й К А
33 К О Н Т Р О Л Ь Н А Я  А А В О Р А ТО Р И Я

Я Ш Т Е Р И О Л О Г И Ч Е О К А Я  А А Й Р А  т о р и я .
35 Х И М И Ч Е С К А Я  ЛЛСОРДТОРИЯ

тп
щ  ш м Е ш г а я ш ш ? !  г ш 1

тпш.шщтят$.0 Ш 1.м *1йунги с \ад р ц ы «

Г л а в н ы й  ю и д о

• й т Я
о ш и т м м  

Т и т

зон
а я в г » '

гдиизял
ш я
И Ш Я

Т а ш ш н к .

Я А А М  Н А О Ш . \ ё О О ,

т ж

2 9

ТШШ

а н и и з пH H wm fjrojwwom M



---
---

---
---

---
---

---
---

---
---

---
---

--
- 

С
о

г
л

а
с

о
в

а
н

о
: 

i

цн
ь-

ta
rn

s
.т

о
л

п
и

сь
ц

л
а

и
а

---
---

---
---

---
---

---
---

---
---

---
---

---
---

---
---

---
---

---
---

--
Т

и
п

о
в

о
м

 
п

р
о

е
к

т
 

9
0

1
-3

-9
9

 
А

л
Ь

е
о

л
л

 
Щ

П лан на с ш м . 3-600
М  Г -  2 0 0

П л а н  н а  о т м .  о.ооо
М  I :  2 0 0

г
О

(
<

j
©

0
 

о

У с л о ь н  ы<г о в с & Н А ч е н н я

А п п а р а т  т е л е ф о н н ы й  Н Т С  

Э л е к т р  о п е р  В и ч н ь / е  v a c  6/.

Э л е к т р о ё т а р  и ч н б / е  ч а сб /.

Громко го3арителЬ абонентские/ .
Коробка телефонная распределительная 

О Коробка униёерсолбная атВетёителЬная.
В Но робка ациёеРсалЬная ограничительная.

------------------Нобель телефоннб/и.
Проёад радиотрансляционкбти.

Э к с п л ц ю ц и я  п о м е щ е н и я .

А 1/ /

7 *
Наименование

/ Галерея осветлителей и срил6тра£
а Помещение хранен ил коагулянта.
3 Л  оз а тарная
к Насосная станция Л подъема
S Ваздуосодуёпая
6 Щ .С.У.
7 ТП
С9 Коридор
9 Лестничная клетка.
/0 М/Нескор /борная
// Женская уборная
/а Жен скид д/и/
13 МУфсКои баш
!Ч НладоВая
is Женский гардероб
и Муэ/сскои гардероб
/7 Шлюз
i8 М астерская
19 ВестибнэлЬ
го Тамбур
г! Готе имение обслуоКиЛания, канта kmн6/х ас£етлителеи и <&ил£тЛ)1
га Венткамери
га Комната персонала
гч Коридор
35 Кабинет Начальника станции
ге Служебное помещение
37 Дислет чепская
8 8 Нпадоёая
89 К>енткатера
3 0 ВесоВая
3 i Д8токлоВная
за Мойка
3 3 Контрольная лаборатория
ЗУ Бактериологическая лаборатория
3 S Химическая лаборатория.

прппм г и. г
ТРИ /0*3 *0,5 от Внешних 
сет ей  с£язй-

т п  9 0 1 - 5 - 3 3  3 0 8 Г
1

поТ1« ? | Л и т Е л ь н о 1т к ю 5 . о т м е м Ч м ш и а и т м ! м  с м е с и т е л е ми з м АНСТ1 ц едоку м. п о л н и с ь ДАТА

1 ^ А А Б Н Ы И  К О Р П У С
М И Я л и с т а  I л и с т о в .

Р . Ч . 1 1 *и н ж е н е р Р е т и н  А С б Я 5 Ь  М С И Г Н А А И 5 А Ц . И Я .
i  Е * к  гр. 

ГУмнжпр
П АР-УД 6 А <  
Т о т  с о р ,

П л а н ы  н л о т м - о о о о  и  
5.600 с  н л н е с е н н е м  
с е т е й  с б я 5 ц .

ц н и и э п
Ш а Е й Ю Р О О Е О И Р Ш Я  

г  М о с к в а' И\нтк Сл р к и д о ц ц / 4 ш 3
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Ведомое гь чертежей автоматизации и пап

Вист Маи яте но В а  ни е Приме чан

/ Одилие даннь/е

г Спецификация f  начали)

J С леи. иеринаи и я (онончание)

9
Управление и яонтроль 
Схема фуняи. ианаль н  а  я

5
Схема питания оридород и устройств 
технологического яонгроля.

6
Приточная система /7-/. Схема принци
пиальная элеятричес нал.

7
Сигнализация оператору. Схема прин
ципиальная злея три чесяая

6
Стени фшлщиономная приточной системы П~/, подключения 
приВорае и ус/ройстВ технологичссяпто контроля. 
Спей и сои я а и и я.

9
Схема подялючения оридироВ и устройств 
технологи че сяого яонгроля.

ш
Донные для зооолнения оороснь/х листов 
на ди/рнанонетрь/ -  расходомеры.

ТиооВой проект разрадотан В саатВе7стВии с дей
ствующими нормами г/ лроВилами л предусмотри Воет- 
Мероприятия, одеслечиВа/ощие Взрб/Вную. Взрь/Воно- 
хсарную дсзоласнпсть при зксплуатиц и и здания.

ГлоВнл/й инженер присяга  .
злектпитехничесяии части у. Шерстя ни За / .

Перечень /трастеменяъ/х а  ссь/лочнь/х дояументод.

Одозначение Па имена Вание Примечай.

РМЧ- /07- 7/
Руководящий материал Й Проектирование пультоВ' 
и илатоВ систем автоматизации9

/лаВнонтож аВтоматина. 
г. МоскВа.

В,-----
h -----------

-----Bs-----
Ri-----------

h —

*3-----------

1^1 ы

Ш

* = о
- © -

т
пр

В /ел а S  /те/ е  
Т рудопро 5 о д ь /: 
сырой Водь/, 
чистой Водь/, 
промыВной Водь/, 

хлорной Воды 
растВора коагулянта. 
растВора оолиаяриломида 
Шпор и Яилия управления.
Млк/ч управления.
Годно сВетоВае 

ЗВонокТернадиллон манометра чесяого 
терна негра
Сужающее устройств о росходомерное.
Отдарное устрайстВо даВления.
Рриенное ycrpoucrBo f  доза остаточ
ного хлора.)

ооозна. чем и я.

с г

Вс.

Д О г чи ни:
теноературы с еигнальнб/н уетрайетВом. 

расхода с дистанционной передачей

уробня с сигнальные/ устройством

Ж
ш

7 остаточного хлора.

Лояазь/Ва/оилие луидоры для измерения:
^  даВления.

разности даВления {ситнализиру/оилий)

расход /  сонолии/уилий и ингетриру/о- 
илий.

дозы хлора (  самопишущий и 
сигнализирующий).

Т Л .  9 1 4 - 5 - 3 9  АКК Г

н и ш ш
Т Т О Т Ш Ш Р Л  

‘Л Р т а Т  Г 1 | А И С Ж
Ujm Лист и1 А О М М . 1 ш ш Д пи . т н ш гота

Га А Б Н ЫН КОРЛОС[ Т . Н Н Ж Ш « К А Ш р I ) 1ж ж Ш В А / г мгтгп Щеретяша щ а О б щ и  Е / А Н Н Е .
1 1 Н И Й Э П1 И Е Н ) | В Д Л { у Р М » » Пг ш щ

Н а ш а

Ш Л А Н Щ О jLfiГР А  5 Ц И А Н '
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\ Марка О бозначение Н ацм рнобани е Кал. Примеч. Марка О бозначение Н аим енобани е Ко,а Примеч.

/ т г гт -т з /ПеомометР т ехни- рения 0-r-/00°d. длило диС
ГермометробЫй 3 -д челн и и УплатойчзогнутЬп таниионного халиляла

г. Клин р о д  у г л о м  дО°С С предо- /Он. длина по2РоУсениАf
лани измерения -Зо°С/-зеЬ герноТаллона- 2бОмм. ш т . /

и йеной деления /°С дли- _ 6 О рловский з - д Регулятор темпе Pd
ной  6  дерхнРи част и /МРРбГЛ ОЪПН глурЬ/ прапориионалЬмЬ/и
2йомм. нио/сней част и- аолупрободмикобый пре -
-29/мм типа у-г-/ -г4о  - дел наСтройкиреылирцемаЬ
-29/. шт. 2 ТРмпроНтиoh/ от6°Сдо

r o e r w a - i s ПпРаба а т ермо -
/  У / 7 / / С у / У  /  4  U %/------

+35\Ц Тип ПТРП-04-
метру. шт. 2 _ 7  ____ АСл'Чii Н А У М  М>« / •  /9 Ящ£* t /Й A/sfun MP/TT0 О KtU РРГТ

2 гост г$гз-73 Термометр т е хна-
__ РЧиНи/ЧЕП/Пиии/и 3~и

/ •  ГПп еыН к-
________WUflu П*-(’{ПИHPfrb ePi£—
назначения б е з  Ф ланца

ТернометробЬ/й з - д чеСкии полной о  п л ед е- СРадиалЬнЬ/м paC nonojfci
л  Клин лани изм ерения П± /so0? tin**A4 пгшСлрЯ/шптрл ftЙ/ПЛ/Т

d ценой деления 2°С. дли-
NUCrx //JJULiJC.UUn *-i t СП и
ш гчи еоа  т ипа D6M/-/60

ной берхнейчаСто/60мм. Поедел и /мрпрния О-г- /О
н ея сн ей  части 66 мм то- ИгС/См2 шт. £

/7а П-S- 2 ff- /60-66. шт. 2 То п/гР. Поедлл J/.7-
------------ -------------------- Олрсгба н  т ерм о—

_______

м ерения  А г  Ф/сга̂ См2 шт. $

Гост 3029-75_____________ м ет лу. шг. г -  0 ft/770/ г А  +90/4/Т-
з ГОСТ £423-73 Термометр т ехно ■— 3-аи М анометр_________ __

/> М tJS* IS 2 ST
* * / * / * /*-3ш MJJ*/ С У У * /  / У С ' 7 I f *

раннЬ/иГ т ипа  Рм.
Термом em pofibt и 3 -д чедкий прямой с  пл еде- f. tv BCKO OL

Нод. S3 fd шт t
г. Клин лами цзмерениязо°с~боЪ *0 ТЧ /Ч /шА ft? ^ . / 7 Манометр osutezo

С йеной деление/°С дли-
— • f*1nUf4gr(UPUvOJU «У  U __

/? /Г7ft m/* tc назначения б ез Фланца
н а д  Зелхнеи часто/бомм d  радиальным РОСлолоЖ/
ниж ней  иаСти- 66 мм. U/jpM /7Di/(f£?Pi}utolJT&J7hHf9 -

гипс/ Л- 2-/- /6О-66 шт. /

пи СГ7 f  у / у  Ь У С  l / i / / L « /  /  У  ✓ < У Д  I f _ш

га  ш т уц ера . т ипа 05/if-
п -/во. предел изм ерения

ГОСТ3029*75 QnpaSa к  т ерм о- Or /бкге/см2 шт. 4

м ет ру............... ..... шт. / М To jfep . Предел и з-
_ л ______

3 -д» /ПеплокантРолЬ " Термометр миномет. мееения О-гбкгС/См* шт. 2
л  Казс/нЬ

1111 /2 -------------J,------------- Манабакчумметр ти- 700оМв/-/оо npeat/r и з -
Сигнализирую щи и т иле нрррниа / р  О.бкпс/См2 шт. 2
Тар- Ск- предел  и зм еее- /3 ГОСТ /432/- 73 Лиафрагта к  онер.
чия -sd cCr бо°с. Длина чая Ду: зоОмм на У Слаб-
диСгишишшаго кап иля - iчо е  давление 6 лто/см2
ра /6м. Длина погруЖ е- тиааДК6-30О-Д-6а/д:2 и/р /

ния т ерм олаллона Ж ________ 3 -д  „ М анометр  " Л ифниномето
3/S мм. шт. 1 n МоСКба t

"■■■■' —7=^------------------------^ ----------

ч р м б Р а н н Ы и ’б еС Ш ка л Ь н Ь !»

S — ■ §f ■ ■ ■> То Нее. Предел и з н е i°заимозаменяемЫц~типа
J

Мерка О бозначени е Н аим еновани е Kojг. Примеч.

ДМ моделб 23673 Класа
точности  /  шт. /

/5 3- 3.. Ль 9о in ри5ор " Прибор электрон-
нЬ/и автоматический С
дифференциально-транс
Фоомагорнои измеритель
Нои Схемой. паказЫ даю-
щий, самопишчшии т и.
па  КСД2-602. Предел и з-
нерения 0г320м3//ас. Ско-
РоСтЬ пеленеш ения ди -
аграм ннои лент ы ______

азI£J

обы кновенное шт. /

/6 ГОСТ /4322-73 Диафрагма ди ско-
бая Дч*/ЮО нм на яСлоб
Ное давление 2.6кгС/См*
типаД6Р.З- 400-д, шт. /

/7 3-дн/ПеплоконтролЬ " Дифнанометр поп -
г. Казань лаВкобЫи показывающий

т ипа Д0- 7S0O. Шкала.

0г/600м3/час шт. /

18 гост /т/- 73 Диафрагма камея-1*|1

ное давление бкга/смг
типа ДК6-гб0 Д/-а/Л2. и/г. 2

19 3 -д  •> М анометр " Дифнанометр нем -
л MoCxSa брянныи яеСшкалЬнЬ/и

бзаимазаненярмь/и типа
QM модель 23S73. к л а сс
Точности /. шт 2

г о 3 -д  *J7bto6npueop и Прибор электрон.
.. . jчЬ/и автоматический С

.... ......................... <дифференциально- геа ц с-
<Ьолмогоанойизмеритель -
АшиСхемой. локазы£аюший\

х а  9 0 1 - 3 - 9 9 А К В Г

е т г а з з з я н ш п п з п
ш ш ш ш _____
С П ш П Ш О Р И М О в А

Ш Щ Ш Л В О
“  i f l t t m i c o g A
Г А х п в т г д о ш ш

М ДЧ. OTA T fr t  АЬЦМ А Н

о т ш  o w m  веды  т т н о с т ш Х " и ' е Т и и и й в  с 1 о ш ж а ~
т * 1. * 1»  y . y y w V J ? »  Д 1  ?  У Л Ч Л Х .  g ? 9 > s »  ц о т А и . м « т м »

Га а м ы и '  ю р  П З С .

СПЕЦИФИКАЦИЯ
( и д ц д и )

Ш Д 1 1  l l i M h l m l

l _ h \
ц н и и э пИШШМ0Г6 ОШШВВД 

Г. М О С К В А
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Марка. О бозначение Н аим енование Кап. Примеч.

самопишущий е  интегри-

! 1

типа КСД2-д54. Предел из-
мереная 0*230м*/час. Оха-
росгь перемещения дааг-
роммнои ренты 2УОмм/Ч.
Исполнение аВь/хмоВен-
пае, шг. г

2/ 3 -д „ Теплохпнтроль " Дшрмомометр пап-
К Казань лаВхоВый нашб/Ва/ощии

с  фогоэлехтричссхим саг-
нальным устрайсгВом
типа ДР-778. Т/опряже-
Hue питания ~22ПВ. 77ре -]

$

,
11

2

ш г 4
я г 3 -д  „  ТеплиприВир 0 Рсгилятар- си гни -

г. Р язань лизагар иооВня типа
Т!/г25-02-678-73 ЗРСУ-З с  датчанами:

4B2.329.S/9- гш г.
*732.329.520- /и/Г.

на температуру среды
до 80°С и даВление до
70хгс/смг f/7f/7a). шт. /

23 ------------- --------------- То ж е с  датчи-
кони: 482329.322- Ju/A
но температуру средь/
да 80*С и  даВление д о
/Охгс/см* (7/177а). и/т 3

3-д ,  Теня оп ри бор0 длехтриннь/й инди
г. Рязань хатор уродня В хамплех-

те: /)&лехтронный Вяох,шт. 2
1) датчан хаВельного типа
482.329.323. и/т. 2
1) радиочастотный ходель
50м, шт. 2
ч)похозыдах/щий приВор
типа /1325, шт. 2
Тип ЗОВ-2. шт. Z

-25 Концентра тикер

Марка ОВазначение Наименование Коп.77римсч.

Торийсхии опытный оВтоматичссхии потен-
3-д к /700/7ронаВтаматиха ' циомегричесхий типа.

ЯОК-О/Н, шт 7
6 хонплемте: а) Влах дат-

чиха.', шт 7
8)Вторичныи приВар та-
па КС772-0/6. шг 7

Шиты.
20 T9.36. 7/6- 7 / Щит Вй/пш/и хир-

Хоеный типа ЩВКТООО*
*/000)-20/J7, ш г /

27 T9.3S.716-V Щит иднасенци-
оннь/i/ хархасн&ш типа.
ШОК 800-/00, шт /

28 -----------Я ----------- Панель типа /7/7 Т-
“ЗНЦВК, шт 7

29 Панель типа /7//Т-
•IHU62, шт 7

ТруВопроВоднс я арматура
30 Вентиль запорный

нуертоВь/й тира 9В-2М,
шт 26

3/ Вентиль Запорнь/й
силыроннь/й Ваху умный
типа /В650р-4м , ш г 8

32 Крон трехходоВой
НУФТаВый типа 7*7/7/, шт. 75

33 Вентиль зопирнь/й
типа /ВНЖбдх, шт 7

Марха. ОВазначение Наименование Кол; //ринеч.

___ _
__-

____

__

Т П  9 0 1 - 3 - 5 9  Д К 6 Г

А Щ Т Ш т WWW\тт i n » ш и з в тп л Ь n o m l o  Ш ы г  м ш г д я № Ш № Ш
шт? [ У С Е  6  Д

А б р о с и м о в щ Г а ш ы и  к о п т
П Г Г ^ А и С1 ■‘ " V ' - i

р 3Го р у ! ГУС 1 6 А
j j _ _

а  с п е ц
И 1 Е Р Г Ш Ш
Ст е п а н е н к о

И 1
с  п  £ |  II 9  Н к  А } 1Н

п и т  к и п

Ц Н И И Э П  
Й Й Ж Е Н Е Р Я Р Г О  О Н Р У Д О б Л Я И Яш  ш Г Ю А Ы 1 М А Н Г. М О С К В А
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Номера позиций приборов соответствуют 
Заказной спецификации на приборы  ̂средства 
автоматизации А К 6 ГС. /} альбом У

/  7 — З а п о л н я е т с я  п р и  п р и в я з к е  п р о е к т а .

*• К о м п л е к т н а  с  у с т а н о в к о й  П А  А .

18 19

*  14

в  ©

20 2121

19
Н
СГ Ш

НТО

■ - Н

22
«ч

1

2 3

24

236
ГШ  /м ,

Ш -̂i.В  с х е м а
сигнализации

П £ П .
Я И Ж Ш р

Н Ш Ш Н Я

P l R . r O •

Щ

ТП 9(Н- 3-33 АКВГ

ШШОПH U U H P I H V f l 5 0 1 Ч С  M * / 0 ) U U C  Ш D l l  М М  Г М И Н Ш М
А И Т Ани A U t l O B

1 лявнии пор ПЗС Р N
-''lnPA8AUlUE Н КОНТрОАЬ. -)«ЕМА «НИКЦИОИАЛЬНАЯ ЦНМИЭП

И Н Ж Е Н Е Р Н О Ю  О Ь О Р Ш В Ш Я  г* моекви
0 < р -Ъ 5 6  0 3
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Наим*ноВание 
прибора или 
цела, к  кото
рым лодВодит- 
с  я  питание

В в о д

сх ем а
си гн а лизации
лист. 
ШГ- 7

Пробор
Лоз.
/5$

Прибор
Н/

лоз. 77б

Прибор
м2

лоз . / 7 /

П рибор
м7

лоз. 76

Прибор 
М2 

поз./б

Прибор 
м3 

поз. /8

Прибор 
МУ 

п о з /8

Место усгоноВки
/У л  /»/у А/умч //л / /

П анель  / П анель 7 /П оВорот ная рано/
w / / /7< /рагпу̂ ро/
питания Щ ит о п е р а т о р а .

Позицией Ное обоз- ничение Обозначение Н аим енование Пол. Примечание

Щит оп ер а т ор а  Панель /

Шшгпв
Пакетный Выключатель Л8мг-зо Ун«/о л 78 ^ ггов

дСухлохмснш
т Предохранитель ПТ7пл Сет. *  /ол 1 ^ггов

тглпзп Предохранитель ПТ 7м. Per. 1  гл * г г о з

гл Предохранитель ЛГблл. Сет. Т /Л ^ гео в
ЗПтНл;Hnt/ifi Предохранитель ПТ 7лх. Cer.’QSP * * г г о з

Позиции прибороВ соотВетстВуют заказной 
спецификации MB8 Г. с/

L J  —  Заполняется при приЗяз/ее проекта

ТЯ Ш - 9 3 АКвГ

Гаавн мя корпус
Ш ма ПКТ и  к я 
ПРН6Н06 ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ.______

ц н и н э п
ш ш д о г о о м м ш ш



* 3go3
лн ее/ Уз/

— р — *

Сигнализатор температуры 2ТР

ТПГ-СК
(/Козна*
venue/тонтин-
-TU

ТемператураКоздуха перед /таларирерон 
-S0° +3° +№

гтр —  ..................................

Сигнализатор темаературз/ЗТР

т я г -с  к
О/озт.
т гат

Те мера тира одрамого теплоносителя . У  +30* +70*+///f
ЗТР-Н
ЗТР-В 1 | Лере/сл/ачателб уми£е?салш/й УЛ£3/3-Л362

# Контакт не исполззуется

Схема Кь/полнена н а  основании
з а  Сода н его  чертежа ЗШС SOS. 43/0/90,

Рокер Номер Лолакение рикаяпяки
секции штакта -St7* -  < •0 0 + t f m

Л Л л Л Л Л / Л Л Л Л Л
_ л _ / 1 X — X

ж 3 * — — X — — — — X — —

J L _ S К X X
J L - 7 / — — X - — — — X —

I S то X — — - - — — — — — X
3 Н а — — X — — X —

# —  Контакт/ н е м олозу/ от сл

/7ишание | 
330/  гео о

Кон/пуалз I 
н&муянтенс/Я

итннАоиение ,CX£A/i>/ is
' 5 ^

i l l

м

y u

i l l

*с*ет gpe#£#u/rp0' £  /реЗа калорг/грера \
лЗтомаитг/иескос X кпрогзление «

Кату/ина % 
магнитного \ 
пускателя \
Руиное * 

управление ]

Реле
Укл/аиения II5

Hi

itn
Ш

Лт/трыКанае

Закра/Кание

l/еои проме/яутои- 
ноге реле.

Ртнрь/Сание Р й
l i p

Закры/ание я !
iii§

Уе пи регулятора ген 
пературд/ Создука 

£ помещении.

Реле проне/ки /псиное
' uТемпература й 

рига перед на, Рисоезон.
v-

Тенперс/пур/. 
одратного тел 
Уосноаи/пел

Г.
'  f t

Позици•OHHUCтиознагеuue ОЗознаиемие Н аим енование Коз. Примечание

У  м еханизм а

П-/Д Зи
m
тектродЗигателб прошлого дел- . 
иля/поралог- up-л  т 4 кВт

/г/м
L3
Ьполнигглш/й механизм ;  аслонни /?р-/м 7

Комплектно с  заслонной

В ам L
/
!сполнигелш/и механизм . 
хлапам а лр-/м *

Комплектно с  клапаном

По м ест у

гтр iТе$л г* ск^  "мометрмесжЛ ^

ВТР Тернонетр наноне/ринесюг ,
т пг-ск. г

гкп
г к с

Кнопочный пост управления ,
л х е-ш -гч з * 7

Шкаф прит очной си ст ем ы  u/P/ns-63 (гШ Р)

ПР
Лерекл/оиаптело униЗерсало- 
ный УЛЗЗ/З -  леев */

03
Зьшюиат&ль панешо/й 
Л В Л/6 и сп ол н ени е/  */

/РВ Реле времени РЗЛ 3/Z/ 
исполнение^ . г и  к  ~ т з

РЛВ
вл у

П уенаглш  нвгннтяыО  
“ ПМ£ ны/3 î  ~£Ш

ЛV Лус/са/оел* нагни/пнд/О
РМЕ /2-УЗ _ _ . ~ г г о в  

г  /ол
Т/7 Нредохракатлз ЛЛТ-/0 /

Нра/нау £ста£на STP-/0 /
/СП
/РЛ7

Реле veary/поиног U K- 220S
/МС/КП Лост упрощения ннояои- нь/и 7лкеи/2- г /
ПС Ярнатща ЛС-2Р0 линза

гласная
/!анпа атумная РУЦ‘220’/0 /

гтр Легулрт/р̂ е/меуа/пг/рз/ j  Че/пкаЗЗиЗается г ?зоне нон/пазка

А К 1 ГТ В  S 0 4  - 3 * S i_ iTAklHUj' ичисткЦ ввяИ н \ Т fiXTй5Т(тяжНЗМ AUIit 1 m m по а  а. №‘A t e f f l i f l f f l  «Bn с шR Р Q Ь Г Ш 8 Й Тти^ AUT. {АИСТ (листовШ и Kp ВОЛКОВА ЬгалЬ Г л а в н ы й  к в р п в е  р Р | 6  |p u . r p • Г vj Ct В R 7т<снr u n Шерстя КО 1А П р и т о ч н а я  с и с т е м а  ft*4.  ^ Ц Н И Й Э ПTOEQUQfOCT Q радОВ A«HJ .  f. МОСКВА
ГД.СП.01
HR4.QTJ(А. синяк емко 

\ т и ш и
СХЕМА ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ . .  “  З А Ш р У т С К Й А

0ф‘356'03
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См. схему питания диет ККВГл£

*  г г  а  б  
Питание 

схемы

Реле
контроля

напр яж ен ия

Максималь
ный

у р о в ен ь

Пред-
лот парнш
ур ов ен ь

Па wotр  -  
нь/й

уровень.
р 7 а с с и -

мальнь!и
у р о в ен ь .
Лр*&по
ж арны й  
ур о ёен Ь .

v
Ч

£
< $

1
I

*
f 1

Пожар
ный

уровень.

H i

Н 2

нЗ

ЫЧ

Переполнение
дренажного

приямка

Кёуройный уро
вень ё  лромыё- 
ной дашне.

содержание 
хлора ё  

чистой ё?де.
Оф-

SOI SZ7 0V

используется ариант е с  микросрипьтрапи для данного Вари
анта яёл яем ся  

р езер ён ой ,

Резерё.

Кнопка
опродоёс/ния

зёонка

Реле

импульсной 

сигнализации.

К нопка
с ъ ё м а  

си гн а л а :

Реле
п р о м е ж у 

точное

SД онор

Чозиишищ
Назначен Одазначение П аим еноёани  е Кол <w11

По месту

зв з  Кон о к звп- гео 
~гго$. /

Щ ит операт ора Панель /.

Р
н ел е импульсной сигнализации 
РиС'ЗЗМ ~ е г о з  К- гзом

РП
РКЦ

Реле промежуточное
Рпу * /  -  г го в; ?з, Рр г

КО.
КС

Кнопка упра ёл ен и я  
пк£‘ Лг-/ г Надпись 

„Пуск п и Стоп'
fTC rfSTC /7)адло дКухлам поВое 

ТС Б -г, - г г о  в /С
7р е з е р в

/KQ
Р ези ст орр егул ируем ы й  
ПЭдР-Щ P-/ooSm Р- г, 7 к  Он /

2PQ Резист ор пост оянны й -нелро- 
Полочный МЛ7щ г  Р*2,7к0м. /

/Ромера позиции придороё со от ёе/п с т Куют - 
заказной спецификации ПК 6 ГС-/-, иль дом  J

3 5 6 ‘ПЪ
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t * £ M R  щ к » я ч » ц я  п р и б о р о ь  и  ч t i p a ц t n  т т о г ц ч к к о г о  к о н ц о м

Н а и м е н о ё а -  
H u e  п а р а -  

м е т р е /  и  
м е с т о  

о т б о р а  
и м п у л ь с е /

В о з д у х Г о р я ч о  Я  б  о б а

З а с л о н к е  

н а р у ж н о -  
г а  & о з -  

'  д у х е /

К л а п а н  н с /  

т е п л о н о с и 

т е л е  п о д о л  
р е ё а /

м е с т н о е

у п р а ё л е н а е  

с и с т е м о й  Д - /

п о р я  ч а я  
£ о с д а

/ т / е  м п  e p c / m y р с / г е л т л е р б -
г / р а

н о м е р е /  
п е р е д  с е к ц и е й

п о д о г р е ё с /

r p / 7 0 V -
ч у б  б а з 1 
д у х о б Ь Э

/ 7 р и т о Ч -  
Н Ь / й  

З о з д у х о -  
3 * о д

т р у б о п р о в о д Т р у б о п р о 
в о д  п о с т е  
с е к ц и и  

п о д о г р е в а /

д о  с е к 
ц и и  п о -  
Э о г р е б Ь

п о с л е
с е к ц и и

п о д о г р е в аV /  /"/T Y  и л и  
Л /2  У С Т О Н О б . VCP7. Г К / З О О & б У

З К Ч - 3 ’ 6 3
Г Д -У  3 0 9 3 - 6 3  

3 * 4 - 3 - 3 9 ш ш
Г * / 3 0 9 *6 9  
3 Х У - 6  3 3 д а * ® ? "TK7Y • YS~ 7S — — — Г K Y - 3 0 3 / 6 5

П о з и ц и я ч /  1 / 6 г S / и м р с / м В Х С  -  с ? Л У 7 3

У п р я т н и г  ц к о н т р о л ь  Сх е м а  а а и и ц ц о и т ш  п р и т о н н о й  с ц щ м м  п л

Ш а д и к а д »  o t m m  м о т к и ш  ш п и т т

и :
П /п / / а и м е н о ё " а / н и е

Р а з м е р
и  м арке/

е &
изм Кол

К р о м е -
ь а н и е

/ К о р о б к а  с о е д и н и т е л ь н а я а к - ч ш /п V

г / < о р  о  а  к о /  с о е д и н и т е л ь  н а я С К - / 3 ш м У

3 Г р у б а /  S e c  и з о  ё н а  я
/ ч у г  - г о  

ro c T O ? 3 Y -7 S м /6 0

V Т р у б а  ё о д а г а у а п р о ё о б н с / Я
во  y e s - г о  
ГОСГОТЗУ- 7S м / S

5 Т р у б а  ё о д о г а з а п р о ё о & н а я e s x s s
C 7 X / S H / O T Л7 7

6 В е н т и л ь  з а п о р н ы й  Д у  с  / О м м В - / с -/ о ш т 8
/амллёкп*с. Зиа/ei- 
т  с/ГМ  о  О

7 В е н т и л ь  з а п о р н ы й  м и ф т о ё ь / йMC/fiO$C/6c/pU7Hb/0 Д/*ЗмМ 3 6 - г м ш т a s
в В е н т и л ь  з а л о р н ь / й  с и л ь ф о н н ы й  

В а к у у м н ы й  Л у  -  / Г м м / S S S O p -У м ш /п 8
9 К р а н  т р е х х о д о ё о й  м у ф т о ё ы й  Ду  *  /S/ т / ч м / ш т /5

/ 0 В е н т и л ь  з а п о р н ы й  Д у  -  / 5 м м / б н ж б б к ш т 7

i f Р а з д е л и т е л ь  м е м б р а н н ы й P m -  5 3 / у ш т 7

г г Д р о б о д  м е д н ы й  с  р е з и н о в о й  и з о л я ц и е й Л р Г / х / 6 М / 5

г з К а б е л ь  к о н т р о л ь н ы й Л М 8 Г У * г ,£ К г е г

/ V К а б е л ь  к о н т р о л ь н ы й д ш т 7 * е 8 М / 9

/ 5 К а б е л ь  к о н т р о л ь н ы й s m r / o x & s А? JO Y

/ 6 К а б е л ь  к о н т р о л ь н ы й Ш Г З  У х / К / У

/ 7 К а б е л ь  к о а к с и а л ь н ы й Р / С -/ 0 О -7 / У Р 7 П
/ 3 К а б е л ь  к о н т р о л ь н ы й  б р о н и р о в а н н ы й / 7 *6 8 6  У  * e ,s м п

4* Д а н н ы й  л и с т  vc/m dm b с о в м е с т н о  с  лист ам Я  KBPS 
е. Длань/ к а  белей  см. гибель нь/б ж у р н а л  ласт  6 0 в Г- /7 - Щ
3. /7озиции приборов  сооло&етст&нкзт з а л с /з н о й  

спец иф и кац ии  Я ХвГ. С/ Рльоом V 
З а зе м л е н и е  п р а б о р о ё f соединит ель ны р к о р о б о к , 
к а р к с /с о ё  и /и т о ё  -  вы полни7Ъ  согла/сно Д У / д Х -7 -3 8

О - з а п о л н я е т с я  п р и  п р и в я з к е  п р о е к т е / .
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Ноименобй- 
ние пара  -  

метро и 
место от

бора
UMrtl ЛИСП

п ч р а п и и  д о л е п и л г -  ~ Л  l- f* iJ

Д  « О / '  г> * ■ ------ ---------------------------------------------------------

Н а п о р и  ы  и  П А Т Р У Б О К Ф и л ь т р ы
Трубопро
вод сырой 

Воды

Трубопро -  

Вод про -
мывной

боды

Трубопровод  
Чистой Воды

Хоэпроти бопоМ а р н ы е
Накосы ВоздухадуВка Насос

ПЯА
Насос- пере* НссосЗашор

Т Й & 8 Й Г .  *оагУ/ 'Л!т а
1 it if* A/i/i 1 д / / С

Hacoc-domp
П8А

N1R\ N17

Насосы nod w  
пипрыыШ

N18 I / Ш

В а ку у м - 
насосы 
N20  I N 2 f

Дренажный
насосы

N22 \N 23 л " ?  1  Ш .  i  ТГь 1 7 П ТП I Ш  “
w г*т 11 и / /  (Л ,  U

Ш Ш йли^ус-
N1 | N2  | / V 3  | КН  | N5  | N 6  

Т К И  m f i - 1 (
N7  | N8 \N9  

7

н и H f2 \N f3  N14 \N10
7K 4 3 1 5 2  “

П IQ 1 /f I /

70
# f  1C/ 1 M 1 •

r / i : 4  3 1 3 6 - 7 0 Т М 9  5 8 - 7 3 W - 6 4 - 7 3 Т М -6 6 -7 3 Т М 4 - 6 4 -  73
манооачнато черт. 

Позиция _________________________7  _______ L  8 9  I 10 1 / /  1 / 2  .
« 1 / 4  I 2 4

18 15а 17 а

П озиция 20 21а 20 21а 1 9 22
NTK4 или N* ус- та побочном черт. См. Монтаною -  эксплуатационную инструкцию ТМЧ -125-74, ТМЧ-132'74
Наиме нова- 
ние пара
метра и 
Место от 
бора и м -  
пульса

' Щ~. ! ' 1 Тяг
Дренажный

приямок
Башня промывной 

водыРезервуар чистой Воды

У р  о В в  н ь

m Л и с т г ^ й \ м м

П р о в е р . г о т  я

О Т .  Т Е Х . r t o c t u  Q  к

Р а к .  г р . г у с т

г и п

Г Г Ш р П

и и р п я и щ

с п п а н ш

н д ч  о т д . Т о Ж й ' У Г

п о а ш и ъ Д А Т А

H o C u S " Г А Ш М И  К Ц Ш
лиг 1 Г И Н Л И П О В

р 9
CUM R ПОД КМОЧЕИия  1  

при бо ро в н ш р о й с т в
Т Е Х Н О Л О Г И Ч Е С К О Г О  К О Н Т Р О Л Я

й ч ж М
г

Ч И И Э Г
.щт ъщ\
М О С П В И

1 Д О  В А Ш

сф ■ 356 -03
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Опросиьш лист У /

Для залога дифманометра-расходамера ж  иглиста 
с сужающим устройством.

позиция У 15,15а Спецификация
Название агрегата, для обслуж ивания которого л уж ен  расх одом ер: 
Трубопровод сырой Воды

4. Подлежат заказу:
4./ Диафрагма- ДКб-ЗОЛ-Н/-а/б-2 /шт.
4.6 Дифпанометр- Дм-23573 /шГ.
4.7 Вторичный ар и Дор- н сд я -п п г  7 шт.

5. l/змеряемая жидкость -  Вода.
6. Температура измеряемой жидкости перед сужающим устройством: *8°с
1. Давление измеряемой жидкости перед сужающим устройством:

7.1 Рабочее (избыточное) -  /.2 кгс/см г
TJ Максимальнее (избыточное)- /.5ктс/снг 

//. Средний р а сх од- 2Z5 м3/Час.
12. Требуемый заказчиком Верхний предел шкаль/ придира /по расходу/- 320mS/v/zc. 
В. Наибольшая допустимая дезВазВратная аотеря даВления от устамаВка 

сужающего устройстВа при расходе, указанном В п. 7 -  О. /кгс/см *
/Ч. Действительный Внутренний диаметр трудапраВада перед сужающим 

устройстВам при температуре 2/Т°с- 317мм 
/5. Парка материала трубопровода - СТ.З 
17. Вотредное количестВа пар отдороВ даВления -  одна.

3.

4.

5.
6 . 

7.

Опросный лист HZ

Для заказа дифманометра -расходамера жидкости 

с сужающим устройстВам .

Позиция у  16, /6а Спецификация АКВГ. с/
НозВоние агрегата, для обслуживания которого нужен расходомер'. 
Трубопровод оромыВной Вады 
Подлежит заказу:
4.1 Диафрагма -  ДО2.5-400 б  -  /  шТ.
4.6 Дифманаметр- ДП- 78Qp /шт.
4.7 Вторичный приВар: 
измеряемая жидкость -  Вода.
Температура измеряемой жидкости перед сужающим устройстВам: *6°С 
ДаВление измеряемой жидкости перед сужающим устройстВам: 
it  Подач ее fизбыточное)  -  1.65ктс/см*
7.2 Максимальное ( избыточное)  - 2 ктс/см*

1/ Средний расход - TS8 м*/час
12 Требуемый заказчиком Верхний предел шкаль/ рридора /пор а с х о д у / -/боан3/час
13 Наибольшая допустимая дезВазВратная потеря даВления от установки 

сужающего устройств а  ори расходе, указанном В п.7; О./кгс/см*-
14 Действительный Внутренний диаметр трудапраВада перед сужающим 

устройстВам при температуре 20°С - 4/8 мм.
/5 Марка материала трупа про Во да- ст 3.
1Т Потребное количество пар отбораВ даВления -  одна

Ппрасный лист. УЗ
Для заказа дофманометра-расходомера жидкое г о 

с сужающим устройстВам.

Позиция у  /7,17а Соецификация ДВВТ. С/
3. ИазВоние агрегата, для обслуживания которого нужен расходомер 

ТрудопроВод чистой Бады У ! (У2)
4. Подлежит заказу:

4.1 Диафрагма-  ДК6-230-Л-1-а/б-2- 2шт.
4.6 Дисрманометр- ДМ23573 -  2шт.
4.7 Вторичный прибор- ПСД2-054 ~ 2ШТ-

5. Измеряемая жидкость Вода
6. Темоерстгура измеряемой жидкости перед сужающим устройстВам,• +8°с
7. Давление изнеряемай жидкости перед сужающим устройством:

7.1 Рабочее [избыточное/ 5.6 кгс/см z
7.2 Максимальное / избыточное) 6  кгс/chz 

Л. Средний расход- /36 м3/ч ас.
12. Требуемый заказчиком Верхний предел школы прибора [по расходу/ 260м3/ час. 
6. Наибольшая допустимая ДезВазВратная потеря даВления от установки 

сужающети устройства при расходе, указанном Вп.Т И ./ktc/ cmz.
14. ДейстВительнь/й Внутренний диаметр трубоараВада перед сужающим 

устройстВам при температуре 20°С- 265мм.
/6. Марка материала трубопраВода - Сг. 3
17. Потребное количество пор отбора В даВления- одна..
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