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Тип, марка 
оборудования, Обозначение 

документа и N9 

опросного листа

Единицаизмерении П

Позиция Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. 
Завод изготовитель (для импортного оборудования»страна,фирма) Наиме»

нование
Код Код завода 

изготовителя
Код оборудования, 

материала
Цена 

единицы, 
тыс. руб.

Коли*
чество

Масс» I 
единицы 

оборудования, 
КГ

Оборудование и материалы, доставляемые заказчиком

Лист 12 Блок насосов додачи мазута к котлам Б-Ш-2КВ-25: A/iJ-5
Л03.1 I , Насос р — 2,2 л/с (8 мЗ/ч), Р=2,5 МПа (25 кгс/сьй) с ЗВ16/25-8/25Б к-т 671 363I92II90 2 256,0

электродвигателем A02-6I-4 д/= 13 кВт, п = 1500 об/мин.

2. Вентиль Ру40, Дуб5 I5c22hs шт. 796 3742I4I032I0 2 32,3
3. Задвияка 1У16, Ду50 30с41не ft 795 374I2I103006 2 25,0
4. Задвияка 1У40, Ду50 30cI5he ft 796 374I2II04906 2 35,0
5. Клапан обратный 1^64, Ду50 I9c38hk Tf 796 37424II05500 2 16,0
6. Заглушка 76x3,5 Г0СТ17379-83 If 796 I 0,3
7. Отвод 90° 57x3 Г0СТ17375-83 ft 796 2 0,6
Переходи ГОСТ!7378-83
8» К76хЗ,5-57x3 шт. 796 2 J 0,4
9. КБ9x3,5-57x3 tt 796 4 0,6 1

10. КЕ08х4 -  57x3 IP * 796 2 0,9 j
р̂ойники Г0СТ17376-83 J

П . 76x3,5 шт. 796 3 1,5
12. 89x3,5 796 I 2,6
13. фланец 1-50-16 ВстЗспЗ Г0СТ12820-80 ff 796 4 2,58
Фланцы Г0СТ12821-8О
14. 2-50-63. Ст.20 шт. 796 4 4,59
35я 2—63—40.Ст.20 tf 796 4 3,72
16. Фланод Ду80 "Альоом 7.1 

67.08.30.002 11 1 796 2 3,4

Инв N,

Привязан ТИП
Нач отд
Н. яонтр
Гл спец.
Ру*, гр

душт ' -  tfrzdz 5?t=
Подов
ПТтптко"

акова

ТП 903-2-П 8 5

Спецификация
оборудования

Кьлцмимп

TU2.C0
Стадия | Лист Листов
~¥ i L 32

Л АТГИ ПРОСТРОЙ
Формат АЗ

НМП-I.AS*
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Тип, марка
оборудования. Обозначение 

документа и N» 
опросного листа

Единицанамерения

Позиция

____

Наименование и техническая характеристика оборудований и материалов 
Завод изготовитель (доя импортного оборудования «страна, фирма) Наиме*ноааияе

Код Код довода 
изготовителя

Код о6орудования/ материала Цеивединицы 
тыс руб.

Коли*
честоо

Масса
елкиицыобооудоаанин,iir

17о Яадаец Ду100 Альбом 7.1 2 2,15
57.08.30.001

Лкст32 Блок ею ос о в додачи мазута к котлам Б-Ш-2х40-8: AaJ -5

Хо Насос Дк=Х94 ыи, Q =11,1 д/с (40 ыЗ/ч), Р=0,8 МПа
(8 кто/см2) с электродвигателем BAQ7I-2 //=22 кВт,
/?=2950 о б /m s  о 4Н5 X 2 К-Т 671 363I4I0230 2 893,0

2в Вентиль 1^64, Ду32 15с27нк1 шт. 796 3742I3I04I03 2 27,4
Задишга 30с41нк
Зв PjI60 ДуХОО шт. 796 374I2II03204 2 55,0

1 40 ВД6Р ДгКО п 796 374I2II03303 4 100,0
50 Клапан обргтшй Руб4, Ду100 19с38нж tv 796 374242105506 2 40,0
60 Заглушки 108x4 Г0СТ17379-83 п 796 I 0,7
Отвода Г0СТГ7375-83
7о 90° 103x4 шт. 796 2 2,8
8о 90° 159x4,5 и 796 2 6,9
Перехода Г0СТ17378-83
9о К108х4 -  89X3,5 ft 796 2 1.0

Х0о К159х4,5 -  Х08х4 If 796 4 2,4
Тройяики Г0СТ17376-83

ХХе 108x4 шт. 796 1 3(3
Х2. 159x4,5 и 796 2 6,6

Флеадд Г0СТ1282О-80 ----- -
Пришиан

Инв №

ТП 903-2- гз. 85

Копировал

ТИ2.С0

Формат АЗ

Лист

2

НМП-Х.4®
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Позиции Наименование и техническая характеристика оборудований и материалов 
Завод изготовители ( для импортного оборудования-страна, фирма)

Тил. марка 
оборудования. 
Обозначение 

документа и Nj 
опросного листа

Единице
измерения

Код заеода 
изготовителя

Код оберудоадммя, 
материала

Цена 
единицы 
тыс руб.

Коли
чество

Масса
единицы

оборудовании,
иг

Наиме"
иование

Код

13.  I - I O O - I 6  В с т З с п З ШТ. 796 4 4,73
14.  I - I 50- I 6 В с т З с п З п 796 3 7,81
Ф л а н ц а ГОСТ12821-80

—

15.  2- 32- 63.  С т .20 « 795 4 2,94
16.  2- 100- 63.  С т .20 и 796 4 10,7

л и с т х з Б л о к  н а с  о с  о з  р е ц и р к у л я ц и и  Б 4 Ш р -2х 80-4 : А л -  /5
п о з . З I .  Н а с о с  Д к=210 ш ,  р  =21,7  л / с  (78 м З / ч ) ,  Р = 0,4  МПа

(4  к г с / с м 2)  с  э л е к т р о д в и г а т е л е м  ВА0Ш 62-2 ^  = 1 7  к В т ,

f \  =  2950 о б / м и н . 5Н К Э -9Х1 к - т 671 363X410040 2 3$ 0,0
З а д в и ж к и 30с 41нж

2 .  Р у 16,  Д у150 ШТ. 796 374X2X103803 4 1 0 0 ,0

3 .  Р у 16,  Д /2 0 0
• «V 796 374I 3I I 00I 05 3 140,0 1

4 .  К л а п а н  о б р а т н о й  В у 64,  Д у 150 19с 38н х я 796 374243103406 2 82,0

П е р е х о д и Г 0СТ17378-83

5 .  1059x 4,5  -  89x3,5 ШТ. 796 2 2,4

6 .  К2Х9Х6 -  133x4 я 798 2 4,2

7.  К219х6 ~  159x 4,5 Я 7S 5 2 5,3

Х р о й п ш ш Г 0С П 7376-83

8 .  159x 4,5 Я 795 2 6,6

9.  219x 6 а 796 I 13,8

10.  Ф л а н е ц  I - I 50- I 6 В с т З с п З Г 0СТХ2820=80 В Т . 796 8 7,81

I I .  Ф л а н е ц  I - 200- I 6 В с т З с п З Г О С П 2820=80 796
----------------------------- , --------------------

6 Т О Д О

Прмами

2П 903=2»  23- 85

Копировал Формат АЗ
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Позиция Наименование и техническая характеристика оборудований и матеоиапов 
Завод изготовитель {для импортного оборудования-страна, фирма)

Тип. маока 
оборудования. 
Обозначение 

документа и N? 
опросного листа

единица
измерения

Код завода 
изготовителя

Код оборудования, 
материала

Цена 
единицы 
тыс. руб.

Коли
чество

Масса
единицы

оборудовании,
кг

Наиме"
нооание

Код

12. Фланец 2-150-63. Ст.20 Г0СТ12821-80 шт. 796 4 25,4

Лист 12 Елок перекачивающих k q c o c o d  Б-МНп-2х320-3,4: Ал №

поз. 4 I. Насос Дк=348 мм, 9 = 90 л/с (324 мЗ/ч), Р=0,34 МПа
(3,4 кгс/см2) с электродвигателем В2505-4 //= 75 кВт,
П = 1500 об/мин. 10Ш1-6х1 10—т 671 363I4I0200 2 2395,0

2. Задвияка Ру16, Ду250 ЗСс41ш шт. 796 374I3II0I004 2 290,0
3. Клапан обратный Ру64, Ду200 19с38ня II 796 374244104608 2 153,0
4. Отвод 90° 219x6 Г0СТ17375-83 It 796 2 17,0
Переходы Г0СТ17378-83
5. 1(219x6 -  159x4,5 шт. 796 2 5,3
6. К273Х7 -  219x6 II 796 2 8,6
Фланцы Г0СТ12820-80
7. I-I50-I0 ВстЗспЗ шт. 796 2 6,62
8. I-250-I0 ВстЗспЗ It 796 2 10,63
9. I-250-I6 ВстЗспЗ t! 796 4 14,49

10. Фланец 2-200-63 Ст.20 Г0СТ12821-80 It 796 4 38,5
Лист 12 Блок фильтров грубой очистки мазута Б-М5г-2х200-6: Ал./S

поз. 5 Вентили 15кч19п1
I. JfrI6, Ду32 шт. 796 3732I2I04204 2 4,3
2. Ру16, Ду50 It 796 3732I3I04705 2 8,0
3. Вентиль Ру64, Ду20 15с27кк1 ft 796 3742I2I04I08 2 14 4
4. Задвияка 1У16_Ду300_ __ 30с41ня n 796 374I3II0II03 8 400.0

Г*Оиощам
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Тип. марка 
оборудования. 
Обозначение 

документа и Nr 
опросного листа

Единица
измерения

Позиция Наименование и текничесаая характеристике оборудований м матеоиапов 
Зезад изготовитель | доя импортного оборудования-стране, фирме)

Наиме*
нование

Код Код завода 
изготовителя

Код о6орудования/ 
материала

Цена 
единицы 
тыс. руб.

К оли.
честао

Мессе | 
единицы | 

оборудования] 
вг

5 о  З а г л у ш к а  3 3 x 2 Г 0 С Т 1 7 3 7 9 - 8 3 Ш Т . 7 9 6 3 7 4 I 3 I I 0 I I 0 E I I ОД
З а г л у ш к а Г 0 С Т 1 7 3 7 9 - 8 3

6 .  5 7 x 3 ШТо 7 9 6 I 0 , 2

7  о 3 2 5 x 1 0 п 7 9 6 6 1 3 , 0

О т в о д а Г 0 С Т 1 7 3 7 5 - 8 3

8 0 9 0 °  5 7 X 3 Ш Т . 7 9 6 4 0 * 6 _

9 .  9 0 °  3 2 5 x 8 N 7 9 6 8 5 0 , 3

Ю о  Т р о й н и к  3 2 5 X 8 Г 0 С Т Г 7 3 7 6 = 0 3 И 7 9 6 1 0 4 1 , 3

Ф Д Ш Щ Ц Г 0 С Т 1 2 8 2 О -8 0

И »  1 - 3 3 = 1 6  В с т З с л З Ш Т . 7 9 5 6 1 05 8

1 2 »  1 = 5 0 = 1 6  В с т З с п З •У 7 9 6 6 2 , 5 8  |

Х З о  1 = 3 0 0 = 1 6  В с т З с п З 09 7 9 6 2 0 1 7 , 7 8

Х 4 *  Ф л а н е ц  2 = 2 0 = 6 3  С т 2 0 Г 0 С Т 1 2 8 2 1 - 8 0 - 7 9 6 4 * , 8 !

1 5  о Ф и л ь т р  г р у б о й  о ч и с т к и  ш з у т а  Д у З О О А л ь б о м  7 . 1 к - т 6 7 1 2 4 1 6 . 0

2 6 , 2 3 . 0 0 . 0 0 0

Л и с т  15 Б л о к  ф и л ь т р о в  т о н к о й  о ч и с т к и  м а з у т а  Б = Ш т - 2 х 3 0 - 2 5 :
Ал. IS

Д О З  о б I *  й ш > т р  т о н к о й  о ч и с т к и  м а з у т ы  Q  =  8 , 3  д / с  ( 3 0  м Е / ч ) ,

Р = 2 95  1Ш а  ( 2 5  к г с / с м 2 ) © 1 - 2 5 - 3 0 = 4 0 к - т 6 7 1 3 I I 3 5 5 I X 0 3 2 2 2 0 , 0

2 .  В е н т и л ь  1 ^ 4 0 ,  Д у б 5 1 5 с 2 2 н е ШТо 7 9 6 3 7 4 2 I 4 I 0 3 2 I C 2 3 2 : 3

3 .  Е е н т и л ь  Р у 6 4  Д у 2 5 1 5 с 2 7 н к 1 W
7 9 6 3 7 4 2 X 2 1 0 4 2 0 7 4 1 7 , 3

4 .  В е н т и л ь  £ У 6 4 ,  Д у 3 2 1 5 с 2 7 н к 1 01
7 9 6 3 7 4 2 I 3 I 0 4 I 0 3 2 2 4 , 7

5<> З а г л у ш к а  3 2 x 2 Г 0 С Т 1 7 3 7 9 - 8 3 ш 7 9 6 I X о о W

Л
Ш 903=2= 2 3  0 S

Копиромп Формат АЗ

ШП-1.46Р
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Некздмоавмыа м техническая харвсттермстияе оборудований и мвтеоиапое 
Завод изготовитель ( для импортного оборудования-страна,фирма)

Единице
намерения

Код зе&ода 
изготовителя

Код оборудования^ 
материала

Цена
единицы
тыс руб.

Копи»
честсо

Мессе
единицы

оборудохеииц
кг

Тип. марка 
оборудования. 
Обозначение 

документа и N$ 
опросного писта

Наиме*
иование

Код

| | 6Р З а г л у ш к а  88x 2 Г 0С Г Г 737Э-83 И Т . 796 I 0*1

? о О т в о д  90°  76x 3,5 Г 0СТ17375-83 п 796 2 1.2

П э р е х с д ы Г 0СТ17378-83 1

80 К57*4 -  88x 2 ш т . 796 2 0*2

9<> КХС8х 4 -  7б х З #5 If : 796 2 0*9

№ ш щ Г 0СТ12820-80

Ю о  1^ 25-25 В с т З о п З ш т . 796 4 1*17

Н о  Ь -50-25 В с т З с п З rv 796 2 2* 7Х

120 Х -,100-25 Б с т З с п З If 796 4 5,92

&ШВЦН Г 0СТХ2821-80

13о 2- 65*40 С?о 20 ш т . 796 4 3,72

140 2=25=63 С т ,20 ft 796 8 2*28

150 2- 32-63 С т о 20 п 796 4 2,94

Л и с т  12 Е д о к  ф и л ь т р о в  т о н к о й  о ч и с т к а  м а з у т а  Б 4 й т - 2х 60- Ю : М  /-5

ш З о 7 X * Ф я д ь т р  т о н к о й  о ч и с т к и  м а з у т а  0=16*7 д / с  (60 м2/ ч ) ,

Р = *Ы Ш а  (10 к г с / с м 2) Ф М -10- 60-40 к - т 671~ 3I I 355I I 05 2 248,0

2» В е н т и л ь  1^64 Ду25 I 5c 27h z I ш т . 796 3742I 2I 04207 2 17,3

30 З а д в Е к к а  1^16 Д у50 30с 41н к п 796 374I 2I I 03006 4 25,0

4 ,  З а д а т к а  Р у 16 Д уЗЗО 3o c4I h s П 796 37412П 03303 2 100,0

З а г л у ш к е Г 0С П 7379-83

5 .  32x 2 ш т . 796 I 0,1

6.  57x 3 «V
796 'tiff

I
12йяю а т я т к

0,2
■ Я 1 || я ,

•21 $Ж~&-23.£$ ТК2.СП

иа»** — —

Ина N9

Kon*,P°e'»n Формат АЗ

НМП-1. 4б °
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Тип. «парка 
оборудования. 
Обозначение 

документа и N9 

опросного листа

Единица 
иэмерения

Позиция Наименование и тевиическая вере кгерметика оборудований и матерка поз 
Завод изготовитель (для импортного оборудования-стране, фирма)

Найме*
иоевийе

Код Код завода 
изготовителя

Код оборудования,
| материал»

Цейс 
едюжоцы 
т»и. руб.

7о Отвод 60° 57x3 Г0СТГ7375-83 ШТо 796

Отводы Г0СТ17375-83
8о 90° 57x3 ШТо 796

9о 90° 159x485 со 7SS Л
блонды Г0СТ12820-80 I
10. I-25-I0 ВстЗспЗ Я 793

По 1=50-10 ЕстЗопЗ СО 796

Ко 1=150-10 ВстЗспЗ я 796

13о 1=50-16 ВстЗспЗ я 796

14. 1=350-16 ВстЗспЗ И 796 .
К . Ояаиец 2=25-63 Ст20 Г0СП2821-80 я 796 . -

Плох 12 Блок установи в д ш  присадок Б-Ниь2х1«10г Ал- /5

ЛОЗ . 8 1о Насос (>-= 5 д/с (18 мЗ/ч), Р=0,4 МПа (4 кто/см2) с 1
электродвигателем BI32&S /У= 5 ,5  кВт, л =980 об/мин. Ш40*6=18/4~1 к-т 671 3S3I922ICQ

20 Насос 9 =6,28 д/о (I  мЗ/ч), Р=1 МПа (Ю кго/емЗ) с НД2,51000/10$- • 671 3632230160
адэктредзигатаяем АСШ2=31-4УЗ //=2,2 кВт, Л =1500 об/мин. I4A

3. ПОДогрэватеш. пароводяной ЩЗ&-6-2-П 671 —
0C7I08.27I.
305=76

4о Коцденсатоотдодчш: Ру40 Ду25 45аКна? ШТо 796 37426П02505
Вентили Ккч19д1

5. Ву16 Ду25 ШТо 796 | Э732Ш04209| J

22000
234,0

330,0

1,7

2 ,7

И »> Ид

Ш  9СЗ=2=> ̂3 05

Копировал

2&.С0
°°р̂ *Газ“

НМЛ-Г. 41?



SCJ -вяи •w
w

q') 
eigg м иэявг^з 

j-utfou £N
 

»WH

MоО)

г о 9 5 (7-3  4 Ш

Псэицив

.

Наименование и текиичесхая характеристика оборудований и матеоиалов 
Завод изготовитель { для импортного оборудования «страна, фирма)

Тип. марка 
оборудования. 
Обозначение 

документа и N? 
опросного листа

Единица
измерений

Код завода 
изготовителя

Код оборудования, 
материала

Uona 
единицы 
тыс руб.

Коли. 
40 с т во

Масса
единицы

оборудования,
кг

Наиме"НООдНЙС
Код

6 .  В у 1 6  Л у 3 2 ш т . 7 9 6 3 7 3 2 I 2 I 0 4 2 0 4 4 4 , 3
7 а  I V i e  Д у 5 0 »•

ш т .
7 9 6 3 7 3 2 I 3 I 0 4 7 0 6 I 8 , 0

8 .  В е н т и л ь  Р у 2 5  Д у 8 0 1 5 к ч 1 6 п 1 7 9 6 3 7 3 2 I 4 I 0 2 3 8 5 3 2 , 0
О т в о д и Г 0 С Т 1 7 3 7 5 - 8 3

— — -- 9 .  9 0 о  5 7 x 3
—

ш т .
W

7 9 6
7 9 6

7 9 6

—
I 0 , 6

1 0 .  9 0 °  8 9 x 3 , 5
... — ------------- ...

5 1 , 6

П е р е х о д а Г 0 С Т 1 7 3 7 8 - 8 3
П
tt

I I .  К 5 7 х 4  -  3 2 x 2 I 0 , 2

1 2 .  К 1 0 8 х 4  -  5 7 x 3 7 %
7 9 6

I 0 , 9
1 3 .  K I 0 8 X 4  -  8 9 x 3 , 5 п 2 1 , 0

Ф л ан ц ы Г 0 С Т 1 2 8 2 0 - 8 0
7 9 6
7 9 6
796
7 9 6
7 9 6

1 4 .  I - 2 5 - I 6  В с т З с п З

—

Ш Т.

»f
n

ь
if

6 1 , 1 7
1 5 .  I - 3 2 - I 6  В с т З с п З 8 1 , 5 8
1 6 .  I - 5 0 - I 6  В с т З с п З 3 2 , 5 8
1 7 .  I - I O O - I 6  В с т З с п З 3 4 , 7 3
1 8 .  1 - 8 0 - 2 5  В с т З с п З 1 0 4 , 0 6

Л и с т  К В л о к  о х л а д и т е л е й  п р о б  к о н д е н с а т а : А л . /5
.  П 0 3 . 9 I »  Х о л о д и л ь н и к  д в у х т о ч е ч н ы й  д л я  о т б о р а  п р о б к - т 6 7 1 5 3 1 , 5

2 .  В е н 'ж л й  Р у 1 6  Д у 1 5 1 5 ч 8 б р ш т .
»»

к - т

7 9 6 3 7 2 2 Ш 0 0 7 0 9 5 0 , 7 5
3 .  К о р ы т о А л ь б о м  7 . 1 7 9 6 I Г 7 , 5

2 0 . 0 2 . 0 0 . 0 0 0

6 7 1Л и с** £ J  ( П о д о г р е в а т е л ь  м а з у т а  9 = 4 , 2  л / с  ( 1 5  ?г/ ч ) » М Па ( 6 4  к г с / Ш Р - 6 4 - 1 5 3 I I 3 5 4 H 0 6 2 1 9 3 5  fl
П 0 3 с1 1  "  BM Z J -  -  * -  ~

Привязан

Инв N3
Т П  9 0 3 - 2 -  гз -o s  Ш 2 . С 0

Лист

8
Колировал Формат АЗ
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Тип. марка 
оборудования. 
Обозначение 

документа и N? 
опросного листа

Единица
измерения

ы•0

1 е <

Позиция Наименование и техническая характеристика оборудований и матеоиапов 
Завод изготовители | для импортного оборудования-страна, фирма)

Наименование
Код Код завода 

изготовителя
Код оборудоваимя/ 

материала
Цена 

единицы 
тыс. руб.

КоЛМо
честсо

Массе | 
единицы \

йоборудоэами
W |

Лпст 12 Подогреватель мазута 0=16,8 л/с  (60 т/ч ). Р=1.3 МПа
-

лоз.12 (13 кго/см2) ШР-13-60 К~Т 671 3II354 1_______ 1 « 5210,0 I
Лист 12 Насос шестеренный 0 = 5 л /с  (18 мЗ/ч), Р=0,4 МПа (4 кгс/см2) 1
поз,13 с электродвигателем BI32£6 fJ  = 5 ,5  кВт, п *980 об/мин. Ш40-6-18/4-1 п 671 3631922100 I 220 ,0
Лист 12 Кран подвесной ручной однобалочный 9 = I  тс /  п = 9,0 м,
поз,14 Л-10,2 м Г0СГ7413-80 If 671 I 562,0 ;
Лист 21 Вентиль Ру16 Ду25 15кп19п1 шт. 796 3732III04209 14 2 ,7
поз,42
Лист 23 Вентиль 1У16 Ду25 15кч19п1 И 796 3732III04209 19 2 ,7
доз.21

Лист 25 Вентиль Ру16 Ду25 15кч19п1 ft 796 3732Ш04209 8 2,7
поз.18
Лист 27 Вентиль Т̂ г16 Ду25 15кч19л1 N 796 3732III04209 30 2 ,7
лоз.10
Лист 15 Вентиль 1У16 Ду40 15кч19й1 » 796 3732I2IQ2406 2 6 ,8
поз.44 ------------- 1
Лист 17 . _Вентиль^Ру16 Ду40_______________________________________ _____ 15кч19д1 91 795 3732I2I02406 2 5,8
поз.43

Лпст 23 Вентиль 1У16 Ду50 15кч19п1 М 796 3732I3I03806 3 8 ,0
поз.22 _____ |
Лист 25 Вентиль Ру16 Ду50 15кч19пХ■ ■ ■ ■■ ■

« ! 796 3732I3I03806 I 8 ,0
поз.19

Притязай

#
\

Инн Ма

ТП 903-2*23 05 Ш2оС0
Колировал Формат АЗ

1Л»П Г АГЛ
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Лист 28

Нзммзносетэ и текнмческая характеристика оборудос&ний w материалов 
Завод каготовмтел* 1 для импортного оборудования-страна, фирма)

Тип. марка 
оборудования. 
Обозначение 

документа и N j 
опросного листа

Единица.
намерения

Код завода 
изготовителя

Код о6о0удокы5ма, 
материала

Цена 
единицы 
тыс. руб.

Коли
чество

Наиме*
новаиие

Код Масс
едини

оборудо
иг

:а
ЦЫ
вамин,

Взнтийь P/I6 Яу15 15ч8бр Ш Т . 796 3722III00709 2 | 0 ,7 5

поэ02

Лист 21 Вентиль J?y25 Л^65 15кч16п1 п 796 3732I3I02808 5 2 5 ,0

поз.44

Лист Г? Вентиль Ву40 Ду50 15с22шс 19

П

796

796

3742I4I03I00 I 17 ,1

Е 0 3 о3 2

Лист 23 15с27нж1
-

Вентиль 3*у64 Ду20 3742I2I04I08 2 14 ,4

1103*20

Лист 25 Вентиль Ру64 Ду20 15с27нн1 W 796 3742I2I04I08 8 14 ,4

позо20
п

п

Лист 25 Вентиль 1^64 Ду25 I5c27nsl 796

796

3742I2I04207 4 1 7 ,3

003*21
—

Лист 17 Вонтиль игольчатый Ру64 д а о IO c-3-3 3742I470I20I I 9 ,0

иоз.34

Лист 17 Вентиль игольчатый Ру230 Ду65 (В-423) п 796 374214702903 I 51 ,5
003*35 851-65-Ш
Лист 15 Задшпаад Ру16 Ду50 30с41ни пт. 796 374I21I03006 2 2 5 ,0
003*45

Ласт 21 Задатка Ру16 д а о 30с41нж ft 796 374I2II03006 9 2 5 ,0
ооз*45

Лист 21 Задвижка В Д 5  д а о 30с41нд Ш Т . 796 374I2 II03I05 3 3 8 ,0
003*46

Привязан

Инв. №

ТП 903-2- 2 3  8 5  11.12.00
Лист

10

НМЛ-Г .46*

Копировал Форма г АЗ
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Тип. марка 
оборудования. 
Обозначение 

документа и N? 
опросного листа

Единица
измерения г -М

•
о

X
§с<

Позиция Наименование и техническая характеристика сборуяоэамий м материалов 
Завод изготовитель (для импортного оборудования-страна, фирма)

Наиме"
иоавние

Код Код завода 
изготовителя

Код обсрудозакма, 
материала

Цзка
едмимци 
тмс руб.

КОПМе.
чостоо

Масса 
единицы, 

оЗсрудшшод 
ог

Лист Г? Задвижка Ру16 ДуЮО 30с41нж Ш Т . 796 374121103204 1 1 1 55 0 0
поз. 33

Лист 21 Задвижка ГуХб ДуЮО 30с41нж 91 796 37412П 03204 | 2 5 5 00
п о з.47

Лист 15 Задвижка £у16 ДуЮО 30с41нж 99 796 374Ш Ю 3303 3 Х00,0
п о з.46 i
Лист 21 Задвижка В Д 6  Ду200 30с41нж «9 796 3 7 4 I3 II00 I05 2 Х40р0 I j
п о з.48 1! i

Лист 15 Задвижка 1У16 ДуЗОО 30с41нк 99 796 37413П 0П 03 j 2 400р0 \
п о з.47

1 *
Лист 15 Клапан обратный Гу25 Ду40 Х6кч9д1 99 795 373233X02807 I 8 С4 )

поз.4 8 А

Лист15 Клапан приёмный типа КЦ ДуЮО ГОСТ 4626=79 п 795 1 8 Р2 !*1
лоз.4 9 )

Лист 21 Клапан предохранительный Ру25 Ду50 17сЗзж» Ш Т . 796
1 1

Х 9,0 j
п о з.49 »

|

Лист 21 Клапан редукционный Гу1Б Ду80 18ч2бр 99 795 372252600505 X 4 4 о0
i

i
п о з.50 j 1 1 

______ i

Лист 21 Коцденсатоотводчик ±У40 Ду25 45с13нж 99 796 37426П 02505 9 Х ,7 i
i

п о з.51 1
l

Лист 27 Коцденсатоотводчик 1у40 Ду25 45с13нж и 796 1 37426X102505 X Хр7

п о з .I I 1

Преаязан

лi
_____ L ______

1

Ине №

ТП 9 0 3 -2 -  £3.85 ТМ2.С0
Листяя * я

П
(

Копировал Формат АЗ '(

Ш П-1.46е
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Позиция Наименование и техническая характеристика оборудований и материалов 
Завод изготовитель { для импортного оборудования-страна, фирма)

Единица
измерения

К од завода 
изготовителя

К од оборудования, 
материала

Цена 
единицы 
тыс руб.

Коли
чество

Масса
единицы

оборудования,
кг

Тип , марка 
оборудования. 
Обозначение 

документа и №  
опросного листа

Наиме"
нование

Код

Лист 21 Клапан регулирующий £у64 Ду50 9с 3 - 3 -3 Щ Т . 796 37425I7 I0 9 0 6 2 4 6 ,0

поз.5 2

Лист 21 Клапан регулирующий 1У100 ДуЮО 6с—9—I п 796 374252705806 I 9 0 ,0

поз•53

Заглушки Г0С Т17379-83

Ш Т .

н

it

796

796

796

--------------------
Г .  38 х  2

— ---------------- --- —
2 0 ,1

2 .  57  х  3 I 0 ,2

3 ,  8 9 x 3 ,5 I 0 ,4

4 .  219x8 n 796 2 5 ,2

5 . 325x10 n

tt

Q T *

tt

796 3 1 3 ,0

6 .  530x10 796

796

796

2 3 0 ,0

Отводы Г0СТ17375-83

7 .  9 0 °  4 5 x 2 ,5 29 0 ,3

8 .  9 0 °  57x3 86 0 ,6

9 . 9 0 °  7 6 x 3 ,5 tt 796

796

89 1 ,2

Ю . 9 0 °  8 9 x 3 ,5 tt 43 1 ,3

П .  9 0 °  108x4 tf 796 13 2 ,8

1 2 . 9 0 °  133x4 tt 796 24 4 ,4

1 3 . 9 0 °  15 9 x 4 ,5 •t 796 27 6 ,9

1 4 . 9 0 °  219x6 n

rt

796 21 1 7 ,0

1 5 . 9 0 °  273x7 796

796

2 3 1 ,4

1 6 . 9 0 °  325x8 tt 14 5 0 ,3

Привязан

Инв f-te

ТП 9 0 3 -2 - 2 3 .9 5  ШЗ.СО
Лист

12
Копировал Формат АЗ

НМП-[.46‘
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О Позиция Наименование и техническая характеристика оборудований и матеоиапов 
Завод изготовитель ( для импортного оборудования-страна, фирма)

Тип. маока 
оборудования. 
Обозначение 

документа и N? 
опросного листа

Единица
измерения

Наиме"
иованйе

Код К од завода 
изготовителя

Код оборудования, 
материала

Цена 
единицы 
тыс. руб.

Коли*
мфстюа

Массе
единицы

оборудовании,
яг

__________

шт. 796 34 2 ,5 8
1? 7S6 8 3 ,7 1
п 726 10 4 ,7 3
п 796 14 7 ,8 1
11 726 4 1 0 ,1
11 796 4 1 7 ,7 8
и 796 2 2 ,1 8
(1 796 4 2 ,7
и

796 10 3 ,2 2

tl 796 2 2 ,7 9
п 796 22 1 ,7 6
If 796 8 2 ,2 8
If 796 4 7 ,1 7

If 796 I 6 1 ,3

,
tl 796 I 2 2 ,0 0

tl 795 6 0 ,0 1 4

Оланцд Г0СТ12820-80

3 5 о I - 5 0 - I 6  ВстЗслЗ

3 6 о I - 8 0 - I 6  БстЗспЗ

3 7 о I - I 0 0 - I 6  БстЗспЗ

3 8 о I - I 5 0 - I 6  БстЗспЗ 

3 9 . I - 2 0 0 - I 6  БстЗспЗ 

4 0 о I - 3 0 0 - I6  БстЗспЗ 

4 1 . 1 -4 0 -2 5  БстЗспЗ

4 2 . 1 -5 0 -2 5  БстЗспЗ
4 3 . 1 -6 5 -2 5  БстЗспЗ

Стоящ Г0СТ12821-80

4 4 . 2 -5 0 -4 0  Ст20

4 5 . 2 -2 0 -6 3  Ст20

4 6 . 2 -2 5 -6 3  Ст20

Лист 29

поз о 2

Лист 29

п оз.З

Лист 30

поз. 2

4 7 . 2 -8 0 -6 3  Ст20 

Короб Альбом Т .’Г  

2 8 .0 6 .0 1 .0 0 0

Крышка Альбом 7  I

2 8 .0 6 .0 2 .0 0 0
Хомут Альбом 7 .1

6 7 .0 6 .0 0 .0С0

Привязан

Инв N4

т а  S 0 3 -2 -  23 .35 ш г .с о

Копировал Формат АЗ

Лист

14

КУЛП-Г. 46*
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Позиция Наименование и теякическая иарактермстика оборудований и материалов 
Завод изготовитель ( для импортного оборудования -  страна, фирме)

Тип. марка 
оборудования. 
Обозначение 

документа и К1? 
опросного листа

Еди
и1ме

Наиме”
нованме

ница
тения

Код Код завода 
изготовителя

8 Код оборудования  ̂
материала

J Цэна в Коли-
единицы I IJSCTSO
тыс. руб. |

| Масса
I адонкцм

сг

Л и с т  2 9 П л и т а  с кр онш те й ном А ль б о м  7 . 1 ШТ. 7 9 6 I Х 8 .6 0

п о з .  4 2 8 .0 6 .0 3 .0 0 0

Л и с т  3 0 Н и п п е л ь .Альбом 7  Л W 7 8 6 6 0 ,4 5

п о з  Л 6 7 .0 2 .0 0 .0 0 1

—

------------J

—

1

По
дп

ис
ь 

и 
да

та
 

| 
В л

ам
. и

ив
. N

2

Привязан

сctос
СМ2
вX
S

Иив. Ns

Т П  9 0 3 = 3 =  TL52.CO
Лист
Ж

НМЛ-1.46е

Копировал Формат АЗ
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2 0 9 5 0 -
Единица

измерения

Позиция Наименование и техническая характеристика оборудований и матеоиалоа 
Завод изготовитель ( для импортного оборудования-страна, фирма)

Тип, марка 
оборудования. 
Обозначение 

документа и N? 
опросного листа

Наиме*
иование

Код Код  завода 
изготовителя

Код оборудования^ 
материала

Цена 
единицы 
тыс. руб.

Коли
чество

Масса
единицы

оборудовании,
кг

Оборудование и изделия, поставляемые подрядчиком

Лист К Блок насосов подачи мазута к котлам Б-Ш -2х8-25: М  f-5

П03.1 Болты ГОСТ 7798-70

I .  М16х65.46 шт. 796 16 0 ,1 3 3

2 . М16х110.36
И 796 8 0 ,208

Гайки ГОСТ 5915-70

3 . 1Л10.4 шт. 796 4 0 ,012

4 . MI6.4
tl 796 8 0 ,034

'

5 . MI6.5
II 796 32 0 ,034

6 . MI8.5
1» 796 16 0 ,0 4 6

Гайки ГОСТ 9064-75

7 . М б шт. 796 65 0 ,0 3 9

8 . ЛМ20
It 796 32 0 ,0 7 7

9 . Шайба ГОСТ 9065-75 ft 796 64 0 ,0 1 1

10. Шайба 20 ГОСТ 90'б£-75 II 796 32 0 ,0 2 3

I I .  Шайба 16 Г0СТ11371-78 It
796 16 0 ,013

12. Шайба 18 Г0СТ11371-78 It 796 16 0 ,0 1 7
13 . Шайба 16 Г0СТ10906-78 и 796 8 0 ,0 3

14. Шпилька ШЕбхЭО ГОСТ 9066-75 It
796 32 Q ,I26

15 . Шпилька АШОхГЕО То ае tl 796 16 0 ,2 4 1
Шпильки Г0СТ220332-76

I

ТП 903-Z -23 .85

Копировал

Привязан

Инв Na

ТЫ2.С0
Лист

16

Формат АЗ

НМЛ-Е. 46"
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Позиция Наименование и техническая характеристика оборудований и материалов 
Завод изготовитель {для импортного оборудования»страна, фирма)

Тип. марка 
оборудования. 
Обозначение 

документа и N? 
опросного листа

Единица
измерения

Код завода 
изготовителя

Код оборудования, 
материала

Масса
единицы

оборудования,
иг

Наиме"
нование

Код Цена 
единицы 
тыс руб.

-

Коли.
чество

16. М16х100 □т. 796 16 0,179
Г7. Ш18х100 ft 796 16 0,247
Трубопровод из труб В20: ГОСТ 8732-78
18. 57x3 М 006 0 ,75 4 ,0

—

19 . 76x3 И

V»

м3

006

006
2 ,0 5 ,4

2 0 . 108x3,5
— — - 0 ,2 9 ,02

Конструкции теплоизоляционные: М  f-S

2 1 . Скорлупы перлитовые на цементной связке марки 250 и з 0 ,07
2 2 . Стеклоткань толщиной 0 ,2  мм ГОСТ 8481-75 м2 055 1 ,76
2 3 . Круг В -10 , сталь 20 ГОСТ 2590-71 м 006 1 ,0 0,6X6
2 4 . Паронит ПОН-2 ГОСТ 481=30 м2

кг

шт.

055

166

796

0 ,3 4 ,0
2 5 . Электроды 3=46 Г0СТ9467-75 1 ,8
26 . КИВ-Л. Штуцер М27х2=Ю0 ЭКЗ-47-70 4 0 ,5 8

Лист 12 Елок насосов подачи мазута к котлам Б-Ш -2х40-8: /к  /•$
доз» 2 Болты ГОСТ 7798-70

796I .  Ж 6х75.46 И Т . 32 0 ,148
2 . M2QX80.46 п 7.96 64 ' 0,26Х
3 . M24XI70.36 п 796 12 0,722
4 . Гайка MI6.5 ГОСТ 5915-70 И 796

---------------1
32 | 0,034

Гайки ГОСТ 5915-70

шт.

-----I---------

5 . М20.5 796 64 0 064
6 . М24.4 а 796 12 I

L 1
о.хх

Привязан

ТП 903=2» 2 Ш

К о л и о о в ЯП

Лист

Г7

Имв N#

ТМ2.С0

Копиромп Формат АЗ

ШП-1.41?
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Позиция Наименование и техническая характеристика оборудований и материалов 
Завод изготовитель ( для импортного оборудования-страна, фирма)

Тил, марка 
оборудования. 
Обозначение 

документа и № 
опросного листа

Единица
измерения

Код завода 
изготовителя

Код оборудования, 
материала

Цена 
единицы 
тыс руб.

Коли
чество

Масса
единицы

оборудовании,
кг

Наиме"
иование

Код

7 с Гайка Ш 2 0 ГОСТ 9064-75 ШТ. 796 32 0,077

8 . Гайка АМ24 ГОСТ 9064-75 ft 796 64 0,133

9. Шайба 20 ГОСТ 9065-75 «9 796 32 0,023

10 .Шайба 24 ГОСТ 9065-75 If 796 64 0,032

И.Шайба 24 Г0СТЮ906-78 ft 796 12 0,105

Шпильки ГОСТ 9066-75

12.  ш гохпо ШТ. 796 16 0,241

13. Ж24х140 If 796 32 0,442

14. Опора 0ПП2-Ю0.159 Г0СТ149П-82 If 796 X 1 ,93

15. Опора отвода Дн108 040СТ34.266- ft 796 2 1,44

75

Трубопровод из труб ВстЗпс5 Г0СТ10704-76

16. 38x2 M 006 2 ,5 1,78

17. 108x3,5 tt 006 0 ,8 9 ,02

18. 159x4,5 91 006 2 ,3 17,15

Конструкции теплоизоляционные: M / s

19. Скорлупа перлитовые на цементной связке марки 250 г о с т т -а о м3 113 0,26

20. Стеклоткань толщиной 0 ,2  мм ГОСТ 8481-75 м2 055 5 ,87

21. Паронит ГОЕ-2 ГОСТ 481-80 tt 055 1 ,0 4 ,0

22. Электроды 3-46 ГОСТ 9467-75 К Г 166 3 ,0
23. ППЫГС. Штуцер M27X2-I00 ЗКТ-47-70 ШТ. 796 4 0 ,56

Лист 12 Блок насосов рециркуляции Б-Щр-2х80-4 fa f-S

тп эоз-г-̂ //'
Копировал

Привязан

Инв N9

ш . с о

Лист

18
Формат АЗ

НМЛ-Г. 46е



W 9SO -34

Позиция Наименование и техническая характеристика оборудований и материалов 
Завод изготовитель | для импортного оборудования «страна, фирма)

Тип, марка 
оборудования. 
Обозначение 

документа и N? 
опросного л<«ста

^Аиница
измерения

Код завода 
изготовителя

Код оборудования, 
материала

Цена 
единицы 
тыс. руб.

(Сопи- 
I чест&о

-----------------  *
Ал

ьб
ом

 
9.

1

Наиме*
иование

Код Масса
еамнмщ!

оборудования,
иг

П О З .3 Болты Г0СТ7798-70 1 ]
I .  М Ш 60.36 ШТо 796 8 0,095 f
2 . М20Х80.46 1» 796 64 0,261 *
3 . М20x85.46 и 796 72 0,273 |

—

Гайки ГОСТ 5915-70
*7964 .  1 П 4 .4 ШТо

:------ ------------ -
16

136

0,02S [
5 . М20.5 и 796 0,064 '
6« Гайка Ж50 Г0СТ9064-75 п 796 64 0,277 I
7о Шайба 30 Г0СТ9065-75 *1 796 64 0,067 j
8 . Шайба 14 Г0СП0906-78 vt 796 а 0,0X j
9 . Шпилька Ш30х160 Г0СТ9066-75 V»

«

М I

796
796~

32 0 ,79  ^
10 . Опора 0ПП2-Ю0.219 Г0СТ149П-82 3 3 ,08  |

Трубопровод из труб ВстЗшб Г0СТЮ704-76 i
I I .  159x4,4 006 I 1 ,2 17,15 ;
12. 219x6 и 006 I Хр2 31,52
Конструкции теплоизоляционные: и / . е [
13. Скорлупы перлитовые марки 250 на цементной связке г о е т ш т -т м3 113 0,08

щ
Тя
Iасо
«9¥•Юd
S

Л
иXс«1оС

14. Маты минватные прошивные в ободошее из металлической г о с г г т м в Г
t
1

сетки 2 0 ,0 -1 ,6  ГОСТ 3826-82 м3 ИЗ 0,08
i
if

15. Стеклоткань толщиной 0 ,2  ш ГОСТ 8481-75 м2

м2

055 3,76 f

16. Паронит ПОН-2 ГОСТ 481-80 055 1 . 3 £ь О О

17. Электроды 3-46 ГОСТ 9467—75 кг 166 3 ,0
»$
t1 1 ■■ ■---■■ 1

ПрцВ<ШИ

1
| 1

с
S
2
0ZS

S f
r

n
та

Инв. №

903=3=> S3-SS ТМ2.С0
Оист

19
Копировал Форм »т АЗ

I
Я1Л11-1.46'



г о 9s o - з 4 | 22.!

1 Тип. маока 
оборудования. 
Обозначение 

документа и Ns 
олоосиого листа

Единица.
измерения

н  9о Iо  I

4
<S

Позиция Наименование и техническая характеристика оборудований и матеоиапов 
Завод изготовитель ( для импортного оборудования-страна, фирма)

Наиме*
иование

Код Код завода 
изготовителе

Код оборудование 
материала

Цена 
единицы 
тыс. руб.

Коли
чество

Масса
единицы

оборудовании,
¥Г

18. ЮПЫГС. Штуцер М27х2-Ю0 ЗК<*-47-70 пт. 796 4 0 ,56

Лист 12 Едок перекачивающих насосов &JJEIn-2X320-3,4: M f - 5

1303о4 Болты ГОСТ 7798-70

I .  М20х70.46 пгг. 796 16 0,237

2 . М20х75.46 п 796 24 0,249

3„ 1424x90.46 п 796 48 0,425

4 . 1424x160036 п 796 12 0,686
Гайки ГОСТ 5915-70

5 . М20.5 шт. 796 40 0,064

6 . М24.4 ft 796 12 0 ,11
7 . 1424.5 f« 796 48 0 ,11
8 . Гайка АМЗО ГОСТ SC64—75 ft 796 96 0,277
9 . Шайба 30 ГОСТ 9065-75 ff 796 96 0,067
10. Шайба 24 Г0СТЮ906-78 tv 796 12 0,105
I I .  Шпилька Ш30х170 ГОСТ 9066-75 If 796 48 0,845
12* Опора отвода Дн219 080СТ34.266-75" 796 2 7 ,82
Трубопровод из труб ВстЗпсб Г0СП0704-76

*
13. 219x6 M CC6 0 ,2 31,52

>
t;«:
Й 14. 273x6 «V 006 0 ,2 39,36
?
1 Конструкции теплоизоляционные: f a f f
я<а 15. Маты мпнватные прошивные в оболочке из мет аттической Ш Т2/€80'7£

is
сетки 2 0 ,0 -1 ,6  ГОСТ 3826-32 м3 113 0,102' ■ Ц 

5
«
} 1

Привязан

j £t

&3
2
<
S

Имя N4

!
I
t

ТП 903-2- 2 1 8 5 Ш2.С0
Лист

20

НМЛ-Г. 46*

Копировал Фермат АЗ
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Позиция Наименование и техническая характеристика оборудований и материалов 
Завод изготовитель ( для импортного оборудования-страна, фирма)

Тип. марка 
оборудования. 
Обозначение 

документа и N® 
опросного листа

Един
измер

Наиме"
нование

ИЦ&
ения

Код Код взвода 
изготовителя

Код оборудования, 
материала

Цена 
единицы 
тис. руб.

Коли
чество

"

Месса
единицы

оборудование
иг

1 6 # Стеклоткань толщиной 0 ,2  мм ГОСТ 8481-75 м2 055 2 ,4

1 7 . Паронит ПОН-2 ГОСТ 481 -80 м2 055 Х ,5 4 ,0

18 . Электроды 3 -4 6 ГОСТ 9467-75 кг 166 1 ,0

1 9 . КИП-У1. Шщудер М27х2-100 ЗКЧ-47-70 шт. 796 2 0 ,5 6  j

Лист 12 Елок фильтров грубой очистки мазута Б=Ш>г=2х200~6: М f-5
л о з . 5 Болты ГОСТ 7798-70

I .  Ж 6х 55 .46 шт. 796 24 0,ХХ7

2 . Ж 6 x 6 5 .46 ОТ
. 796 24 0 ,1 3 3

3 .  М 24х90.46 И 796 240 0 ,4 2 5

Гайки ГОСТ 5915-70

4 .  M I6.5 ШТо 796 48 0 ,0 1 7

5 .  М20.4 ОТ 796 16 0 ,0 3 4

6 .  М24.5 ОТ 795 240 0 ,0 6 4

7 .  Гайка ШВ ГОСТ 9064-75 ОТ 796 32 0 ,0 3 9

8 .  Шайба 16 ГОСТ 9065-75 от 796 32 0,0X 1

9 .  Шайба 20 Г0СТ10906-78 от 796 16 0, 0S I J

1 0 . Шпилька Ж Е6х90 ГОСТ 9066-75 л 7.96 16 0 ,1 2 6

I I .  Опора 0Ш П-Ю 0.38 Г0СТ149Н -82 от 796 4 0 ,6 2

1 2 . Опора 57 0 I0 C T .3 4 .2 5 6 . » 796 6 0 ,6 3

75 _____________ 1________ J
1 3 . Опора 325 Н 0С Т 34.270- от 795 I 16 4 ,5 4

75
........

ТП 903=3- 23.85

НМП- 1.46е

Копировал Формат АЗ
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Позиция Наименование и техническая характеристика оборудований и материалов 
Завод изготовитель (для импортного оборудования -  страна, фирма)

Т ип , марка 
оборудования. 
Обозначение 

документа и Na 
опоосного листа

Единица
измерений

Код завода 
изготовителя

Код оборудования, 
материала

Цена 
единицы 
тыс. руб.

Коли
чество

Масса
единицы

оборудовании,
кг

Наиме"
ноеанйе

Код

Трубопровод из труб ВстЗпс5 Г0СТЮ704-76
1C. ,| ■«

14. 25x2 М 006 2 , 6  1 1 ,1 3
15. 38x2 t? 006

—'—1 1 ■' 1 
14 1 ,78

16. 57x3 1» 006 13 4 ,0
17. 325x6 ft 006 40 4 7 ,2
Тешюизодяциошше конструкции: М / - 6
18. Маты минватные прошивные в оболочке из металлической ГОСТг/д&О-ЧВ
сетки 2 0 ,0 -1 ,6  ГОСТ 3826-82 м3 ИЗ 4 ,3 1
19. Скорлупы перлитовые марки 250 на цементной связке ГОСТ/3/09-80 м3 ПЗ 0 ,3 7
20 . Асбопухшнур /5 25 мм ГОСТ f779~95 М ИЗ 0,0 1

21 . Сталь тонколистовая оцинкованная толщиной 0 ,8  мм Г0СТ14918-80 м2 055 6 ,7 2

22. Стеклоткань толщиной 0 ,2  мм ГОСТ 8481-75 »t 055 84 ,01

23. Швеллер 20 ВстЗспЗ ГОСТ 8240-72 м 006 5 ,6 18 ,4

24. Круг В -20, сталь 20 ГОСТ 2590-71 Tt 006 5 ,0 2 ,4 7

25. Паронит ПОН-2 ГОСТ 481-80 м2 055 2 ,0 4 ,0

26 . Электроды Э-46 ГОСТ 9467-75 К Г 166 42

27 . КИП-У1. Штуцер М27х2-Ю0 ЗКЧ-47-70 Ш Т . 796 4 0 ,5 6

Лист 1х Елок фильтров тонкой о ч и с т к и  мазута Б-Ш т-2х30-25: ///. /  5
П О З . 6 Болты ГОСТ 7798-70

I .  М12х55.46 Ш Т . 796 16 0 ,064

2 . 1516x70.46 If 796 8 0 ,141

3 . М20х80.46 «V 796 32 0 ,261

Привязан

Инв. N 3

ТП 9 0 3 -2 - ий.со Лист

22

Колировав Формат АЗ

НМЛ-1.46*
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Позиция Наименование и техническая характеристика оборудований и матеоиапов 
Завод изготовитель { для импортного оборудования-страна, фирма)

Тип. марка 
оборудования. 
Обозначение 

документа и N? 
опросного листа

Единица.
измерения

Код завода 
изготовителя

Код о6орудования/ 
материала

Цена 
единицы 
тыс. руб.

Коли
чество

|

Масса
единицы

оборудования,
кг

Наиме*
нование

Код

4 .  М22х80.36 шт. 796 6 0 ,3 0 8

Гайки ГОСТ 5915-70

5 .  Ш 0 .4 шт. 796 8 0 ,012

6 .  1Я 2.5 и 796 16 0 ,0 Г 7  j

7 .  M I6.5 tl 796 8 0 ,034

8 .  М20.5 tf 796 32 0 ,0 6 4

9 , 1Л22.4 tf 796 6 0 ,0 7 9

Ганки ГОСТ 9064-75

ю .  ж е шт. 796 64 0 ,0 3 9

I I .  Ш О ff 796 96 0 ,0 7 7

1 2 . Шайба IG ГОСТ 9065-75 fl 796 64 0 ,0 1 1  |

13 . Шайба 20 ГОСТ 9065-75 ff 796 96 0 ,0 2 3

1 4 . Шайба 10 Г0СТЮ906-78 и 796 8 0 ,0 1 3

15 . Шпилька ДО£6х100 ГОСТ 9066-75 ft 796 32 0 ,1 4 2

1 6 . Шшлька AM2QKII0 ГОСТ 9066-75 ft 796 | 48 0 ,2 4 1

1 7 . Опора отвода Дн76 020С Т34.266- ff 796 2 0 ,9 1

75

Трубопровод из труб В20 ГОСТ 8734-75

1 8 . 6 3 d ,6 Ы 006 0 ,7 0 ,1 7 4

Трубопровод из труб Б20 ГОСТ 8732-78

1 9 . 32x2 M 006 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1_ _ _ _ _ 1 ,4 8  j

2 0 . 38x2 ft 006 1 3 ,5 1 ,7 8

ТП 9 0 3 -г -  2 Ш

Привязан

]
j
|

И-8 N9

ТМ2.С0 23
Копировал Формат АЗ

ШП-1.46*
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Позиция Наименование и техническая характеристика оборудований и материалов 
Завод изготовителе | для импортного оборудования «страна, фирма)

Единица.
измерений

Код завода 
изготовителя

Код оборудования^ 
материала

Цена 
единицы 
тыс. руб.

Коли
чество

Масса
единицы

оборудовании,
ИГ

Тил. маока 
оборудования. 
Обозначение 

документа и N? 
опросного листа

Наиме"
иоваиие

Код

21. 76x3 М 006 0 .2 __5д4____

Конструкции теплоизоляционные: /$4- / ‘6

........ 22 . Маты минватные прошивные в оболочке из металлической ГОСТ21880'76
сетки 2 0 ,0 -1 ,6 м3 п з 0 ,1 9

23. Скорлупы перлитовые марки 250 на цементной связке ГОСТ 18109~80 TI И З 0 ,0 9
24 . Сталь тонколистовая оцинкованная толщиной 0 ,8  мм Г0СТ14918-80 м2 055 3 ,8 6
25. Стеклоткань толщиной 0 ,2  мм ГОСТ 8481-75 м2 055 3 ,1 4
26 . Круг В-ТО, сталь 20 ГОСТ 2590-71 м 006 1 .0 0 .616
27. Паропит ПОН-2 ГОСТ 481-80 м2 055 0 .4 4 .0  _
28 . Электрода 3-46 ГОСТ 9467-75 кг 166. 2 .0
29 . КИП-У1. Штуцер М27х2-Ю0 ЗКЧ-47-70 шт. 796 4 0 .5 6

Лист 12 Блок фильтров тонкой очистки мазута Б-Ш т-2х60-Ю : Ал. 1 5
поз. 7 I .  Болт MI2X45.46 ГОСТ 7798-70 шт. 796 8 0 ,055

2 . Болт 1Я6х55.46 ГОСТ 7798-70 1» 796 16 0 ,117

Болты ГОСТ 7798-70
3 . Ш6Х65.46 ПТ. 796 32 0 ,1 3 3
4 .  1320x70.46 If 796 32 0 .237
5 . 1320x80.46 п 796 32 0 .2 6
6 . М22Х80.36 I f 796 6 0 .308
Гайки ГОСТ 5915-70

7 . Щ 0.4 шт. 796 я О 012
8 .  1312.5 ft 796 я П ПТ7и

ТП 9 0 3 -2 -ДО ДО

Копировал

Привязан

Иив N9

TI32.CC
Лист

24
Формат АЗ

НМП-1.46*
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Тип. марка 
оборудования. 
Обозначение 

документа и N? 
опросного листа

Единица
измерения

Позиция Наименование и техническая характеристика оборудований и матеоиапов 
Завод изготовитель (для импортного оборудования-страна, фирма)

Наиме*
НООдНЙС

К од Код  завода 
изготовителя

Код оборудования, 
материала

Цена 
единицы 
тыс. руб.

Коли*
мество

Масса
единицы

оборудовании,
кг

9 . Ж 6 .5 шт. 796 48 0,034
10 . М20.5 ft 796 64 0 ,064
I I .  М22.4 It 796 6 0 ,079
12 . Гайка ЖС6 ГОСТ 9064-75 tt 796 32 0 ,039
1 3 . Шайба 10 ГОСТЮ906-78 n 796 8 0 ,013
14 . Шайба 22 Г0СТ10906-78 n 796 6 0 ,1
15 . Шайба 16 ГОСТ 9064-75 tt 796 3 0 ,011
1 6 . Шпилька /iMIGxIOO ГОСТ 9066-75 tt 796 16 0 ,142
1 7 . Опора отвода Дп159 060СТ34.266- tf 796 2 4 ,8 3

75

18 . Труба 6 x 1 ,6  В20 ГОСТ 8734-75 M 005 0 ,7 0 ,174
Трубопровод из труб БстЗдсб Г0СТЮ704-76

19 . 32X2 M 006 2 ,1 1 ,4 8

2 0 . 57x3 n 006 4 .0 4 ,0

2 1 . 159x4,5 ft 006 0 ,4 1 17,15
Конструкции теплоизоляционные: M / - S
2 2 . Маты минватше прошивные в  оболочке из металлической ГОСТ21890-75 |

сетчи 2 0 ,0 - 1 ,6  ГОСТ 3826-82 м3 113 0 ,2 7
2 3 . Скорлупы перлитовые марки 250 на цементной связке r o c r m g -s o tt 113 1 ,9
2 4 . Сталь тонколистовая ошнкованная толщиной 0 ,8  ш Г0СТ14918-80 м2 055 166

2 5 . Отеклоткань толщиной 0 ,2  ш ГОСТ 8481-75 м2 055 4 ,8 7

2 6 . Крут В -10 , сталь 20 M  1 006 1 ,5 0 ,616

г

Ш 90 3 -3 - 2 3 8 8

Копировал

Привязан

Инв Nc

Т М 2 .С 0
Лист

1 S
Формат АЗ

ШП-1.46*
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оФ Позиция

Лист

поз .8

z o s s o ' S j

Исмтноааикв и техническая характеристика оборудований и материалов 
Завод изготовителе ( для импортного оборудосания«страна, фирма)

2 7 . Паронит ПСН-2

28о Электрода Э-46 
29„ к м ^ут. Ъ [тудар М27x2-100
Блок установки жидких присадок Б-Нжп-2х1-Ю:

Болты

I .  MI 2x55.46 

2 0 1416x55.46

3 . М16х65„46

4 . М16х70с36
5 .  1416x75.46

Тип. марка 
оборудования. 
Обозначение 

документа и N? 
опросного листа

ГОСТ 481-60

ГОСТ 9467-75 
аКЧ-47-70

Ал- A S
ГОСТ 7798-70

Единица
измерения

Наиме”
нование

гл2

кг
_ПХ*

шт«

Код

055

166
796

796

796

796

~726

796

Код завода 
изготовителя

Код оборудования^ 
материала

(Цена 
единицы 
тыс. руб.

Коли»
честео

0,4
2 £

24
32

1 2

12

Масса
единицы

оборудовании,

4 ,0

IU 56 .

0 ,0 6 4

! ' о

0 ,1 1 7

,133

104

0,141
0 ,148

«I

6а 1427x100.36

Гайки

7 . 1410.4

8 .  Ш 205

9 . 1Я6.4
10. MI6.5

I I .  1427.4

12 . Шайба 10

1 3 . Шайба 16

14 . Шайба 27

1 5 . Опора 0ПП2-Ю0.57

Трубопровод из труб БстЗпсб
16. 32x2

796

ГОСТ 5915-70

шт«
It

796

796

796

796

796

Г0СИ0906-78 796

Г0СТ10906-78 796

Г0СТ10906-78 796

Г0СТ149И-82 796

Г0СТЮ704-76
и 006

0 ,6 0 9

12 0,012

24 0 ,0 1 7

12 0,034
148 0 ,034

0 ,166

12 0,012

12 0 ,0 6 8

0 ,1 0 1

1,19

5 ,0 1 ,4 8

ТП 9 0 3 -2 -  23-85

Привязан

Инв N9

Ш 2.С0 Лист

26

НШ-Г.46*

Копировал Формат АЗ
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Позиция Наименование и техническая характеристика оборудований и матеоиапов 
Завод изготовитель { для импортного оборудования -  страна, фирма)

Тип. марка 
оборудования. 
Обозначение 

документа и 
опросного листа

Еаи
изме

Наиме"
иовампе

чица.
эеимя

Код Код завода 
изготовителя

Код оборудования, 
материала

Ценз
единицы
тыс руб.

Коли.
неств©

К fAdeca 
гдоммцы 

оборудования^
VJt

17. 38x2 М 006 5 ,0 1,78

18. 57x3 Я 006 2 02 4 .0  П

19. 89x3 W 006 7 05 6,36

Конструкции теплоизоляционные: ж . / s

20. Маты минватные прошивные в оболочке из металлической Г0СГ2/38О-76
сетки 2 0 ,0 -1 ,6  ГОСТ3 826-82 м3 133 0,24

21. Скорлупы перлитовые марки 250 на цементпой связке го ст т д -м м3 133 0,0S ,

22. Сталь тонколистовая оцинкованная толщиной 0 ,8  им Г0СТ14918-80 м2 055 4 ,3
23. Стеклоткаль т о л щ и н о й  0 ,2  мм ГОСТ 8481-75 м2 055 1 .89
24 . Круг В-Ю, сталь 20 ГОСТ 2590-71 м 006 1 Х,5 0,616
25. Л и с т  5 ВстЗспЗ ГОСТ19903-74 м2 055 0.04 39,25
26 . Картон асбестовый KAQH -2 ГОСТ 2859-75 м2 055 1 ,5 2 ,6  1

27 . Электрода Э-46 ГОСТ 9467-75 кг 166 I 2 1

28. КИП-3/1. Бобышка HU«4J20-55 5-ЗК М -75 с т . 796
1 0 .3S  1

29 . КШМ/2. Бобышка БШ-М27-55 I0-3K 5-I-75 VI 796 3 0 ,6

30 . КИП-У. Штуцер M20xl,5-100 2-ЗКЧ-46-76 U 796 ! I 0 ,19
31. КИП-У1. Штуцер М27х2-100 ЗКЧ-47-70 И 796 5 0.5S

Лист 12 Блок охладителей проб конденсата:
лоз в 9 I .  Гайка MI0.4 ГОСТ 5915-70 шт. 796 ' ----- ( | 12 0,012

Трубопровод из труб по ГОСТ 3262-75:
-------------------- ---------------

2 . Р-15хЗ, 2-500 м 008 2 ,5 1 ,43

Трубопровод из труб ВстЗпсб Г0СИ0704-76
—

Прсаяязви
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Единица

измерения

Позиция Наименование и техническая характеристика оборудований и материалов 
Завод изготовитель [ для  импортного оборудования-страна, фирма)

Тип. марка 
оборудования. 
Обозначение 

документа и N? 
опросного листа

Наиме
нование

К од К о д  завода 
изготовителя

К о д  о6орудования/ 
материала

Цена 
единицы 
тыс. руб.

Коли*.
чество

Масса
единицы

оборудовании,
кг

3 .  25x2 м 006 2 , 6 1 ,1 3

4 .  32x2
п 006 6 0 ♦ 1 ,4 8

5 .  89x3
1! 006 1 . 4 6 ,3 6

6 .  Корыто Альбом 7 .1 шт. 796 I 1 7 ,5

2 0 .0 2 .0 0 .0 0 0

7 .  Круг В -1 0 , стал ь  20 ГОСТ 2 5 9 0 -7 1 м 006 I 0 ,6 1 6

8 .  Лист 5 ВстЗпсб Г0С Т19903-74 м2 055 0 ,4 3 9 ,2 5

9 .  Электроды Э-46 ГОСТ 9 4 6 7 -7 5 к г 16 6 1 .0

Трубопровод из труб В20 ГОСТ 8 7 3 4 -7 5

I .  25x2 м 006 2 0 1 ,1 3

2 .  32x2
tt 006 3 1 ,4 8

3 .  4 5 x 2 ,5 If 006 65 2 ,6 2

Трубопровод из труб В20 ГОСТ 8 7 3 2 -7 8

I .  57x3 м 006 3 4 , 0

2 .  76x3 tf 006 45 5 ,4

Трубопроводы Р -1 5 х З ,3 ГОСТ 3 2 6 2 -7 5 п 006 300 1 ,4 3

Трубопровод из труб ВстЗпс5 Г0СТЮ 704-76

I .  25x2 м 006 2 0 ,2 1 ,1 3

2 .  32x2 ft 006 242 1 ,4 8

3 .  38x2 tt 006 7 3 1 ,7 8
4 .  57x3 tt 006 173 4 , 0
5 .  76x3 tt 006 180 5 , 4

Привязан

Инв №

Л и с т
ТП 9 0 3 -2 - 2 3 0 5 • а о 2 8

Копировал Формат АЗ

НМЛ-Г. 46е
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Единица
измерения

Н  1 
о 1 

О ) |

1

Позиция 1 Наименование и техническая характеристика оборудований н материалов 
Заеод изготовитель | для импортного оборудования-страна, фирма)

Тип. марка 
оборудования. 
Обозначение 

документа и № 
опросного листа

Наиме"
кование

Код Код завода 
изготовителя

Код оборудования^ 
материала

Цена 
единицы 
тыс. руб.

Коли
чество

Масса
единицы

оборудовании,
кг

4о 1116x40.36 ш т . 796
8

0 ,0 9 4

5о М16х55.46 п 796 4 0 ,1 1 7

6 .  М16х60.46 п 796 32 0 ,1 2 5

7 .  М16х65с46 п 796 144 0 ,1 3 3

8 .  MI6X70.46 ft 796 128 0 ,1 4 1

9 . М16х75о46 If 796 80 0 ,1 4 8

10 . М20х80.46 It 796 120 0 ,2 6 1

Болты ГОСТ 7798-70

I I .  М20Х85.46 ш т . 796 48 0 ,2 7 3

12 . М24Х90.46 II 796 48 0 ,4 2 5

Гайки ГОСТ 5915-70

I .  МВ.4
'

ш т . 796 142 0 ,0 0 6
2 .  M I0.4 If 796 638 0 ,0 1 2

3 .  1Я 2.5 ft 796 580 0 ,0 1 7
4 .  MI6.5 ft 796 500 0 ,0 3 4

5 „ М20.5 ft 796 152 0,06-4
6 .  М24.5 It 796 144 0 ,1 1

Гайки ГОСТ 9064-75
5
л

I .  Ш 6 ш т . 796 256 0 ,0 3 9
XX

i
2 .  Ж 20 tt 796 64 0 ,0 7 7

Я
00 Шайба 8 Г0СТ11371-78 ft 796 12 0 ,0 0 2
«1*-
3
X

Шайба 10 Г0СТИ371-78 tt 796 19 0 ,0 0 4

J
4
5

Привязан

О
С

Iс Инв Ns
£
ОX

S
ТП 9 0 3 -2 -  23.85 ТМ2.С0

Лист

30

Копировал Формат АЗ
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Позиция Манменоагниа и техническая характеристика оборудований и материалов 

Завод изготовитель (для импортного оборудования-страна, фирма)

Тип, марка 
оборудования. 
Обозначение 

документа и N? 
опросного листа

Единица
измерения

Код завода 
изготовителя

Код оборудования^ 
материала

Цена 
единицы 
тыс. руб.

Коли
чество

Масса
единицы

оборудовании,
иг

Наиме*
нование

Код

Шайба 16 Г0СТП371-78 ШТ. 796 _________ 1 52 о, он
Шайба 24 Г0СТП371-78 ft 796 1 48 0„078
Шайба 16 ГОСТ 9065-75 п 796 256 0,011
Шайба 20 ГОСТ 9065-75 II 796 _____________ ________ 64 0 ,0 2 3 |
Шпильки ГОСТ 9066-75 ~ ~ т ~
I .  Ш16х80 ШТ. 796 8 0 ,11
2» /М16Х90 п 796 88 0,126
Шпильки ГОСТ 9066-75

Зо А’йбхЮО ft 796 1 1 32 0,142
4» Ш20х120 it 796 1 1 32 0,266
Гайка соединительная 32 ГОСТ 8959=»75 tf 796 I 1 25 1,423
Контргайка 32 ГОСТ 8961-75 ft 796 32 0,109
Шплинт 5x22 ГОСТ 397-79 n 796 ______ 1_____ L *

0,004
Опоры Г0СТ149П-82
I .  0ЛП2-150.133 ШТ. 796 5 1 ,99

2о 01Ш2-150.219 VI 796 8 3 ,86

Зо 0ПП2-150.325 t. 1 796 I 9 8 ,99

4о 0Ш32-150.530 ft 796 I 10,5

Опора 133 040СТ34о260- n 796 2 1,61

75

Опора 219 030СТ34.260-^ w I 796 1 4 2 ,5

75 J .... 1

ио
С

ТН 903

(копиром п Формат АЗ

НМП-1.4©
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Позиция Наименование и техническая характеристика оборудований и матеоиалов 
Завод изготовитель ( для импортного оборудования-страна, фирма)

Единица.
измерения

Код завода 
изготовителя

Код оборудования, 
материала

Цена 
единицы 
тыс. руб.

Коли*
нество

Масса
единицы

оборудовании,
кг

Тип, марка 
оборудования. 
Обозначение 

документа и N? 
опросного листа

Наиме
нование

Код

Опора 32t> I20C T34.260- шт. 796 5 5 ,4

75

Опора отвода Дп159 360СТ34.266- ft 796 4 4 ,8 3

75

Опора отвода Дн219 080СТ34.266- tl 796 3 7 ,8 2

75

Лист 2 ВстЗспЗ Г0СТ19903-74 м2 055 1 .0 1 5 ,7

Лист 10 ВстЗспЗ Г0СТ19903-74 ft 055 3 ,4 7 8 ,5

Уголок Б=50х50х5 ВстЗспЗ ГОСТ 8509-72 м 006 197 3 ,7 7

Круги сталь 20 ГОСТ 2590-71

I .  В -8 м 006 10 0 ,3 9 5

2 .  В-Ю VI 006 6 3 ,6 0 ,6 1 6

3 .  В-16 м 006 1 2 ,4 1 ,5 8

4 .  В-24 и 006 0 ,3 3 ,5 5

Паропит ПСН-2 ГОСТ 481-80 м2 055 7 ,6 4 ,0
Электрода 3 -46 ГОСТ 9467-75 кг 166 3 6 6 ,5

Рукав П ар -2(х )-8 -31 ,5 -56У Г0СТ18698-79 м 006 30 1 ,6 8

КИП-У1. Штуцер Ы27х2~Ю0 ЗКЧ-47-70 шт. 796 2 0 ,5 6

КИП-1/2. Бобышка БШ-М27-55 I0 -3 K 4 -I-7 5 п 796 19 0 ,6

КИП-У. Штуцер М 20х1,5-10 2-ЗКЧ-46-76 п 796 8 0 ,1 9

Ш  903-2— 23-85

Копировал

Привязан

Инв №

Ш 2.С0
Лист

32
Формат АЗ
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Полиция Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. 
Завод изготовитель (для импортного оборудования-страна, фирма)

Тип, марка 
оборудования. 
Обозначение 

документа и N3 
опросного листа

Единица
измерении

Код завода 
изготовителя

Код оборудования, 
материала

Цена 
единицы! 
тыс. руб.

Коли
чество

Масса
единицы

оборудования,
кг

Наиме»
нование

Код

I . Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком J

I .I .  Приборы и средства автоматизации

Температура мазута к паровым котлам 120°С.
т Термометр ртутный угловой с ценой деления 2°С, с длиной У-5 ^90° -  2 шт. 796

1
верхней части 160 мм и низшей части 104 мм. 160-104

,

Пределы измерений от 0 до 160°С. ГОСТ 2823-73

Оправа защитная угловая с длиной верхней части 215 мм, 2У-215-63- •I 796 X
глубиной погружения 63 мм для температуры 160°С 64-160 j

ГОСТ 3029-75
Температура мазута к водогрейным котлам 90°С.

2 Термометр ртутный угловой с ценой деления 1°С, с длиной У-4  ̂90°-1 «1 796 I
верхней части 160 мм и нижней части 141 мм. 160-14I
Пределы измерений от 0 до 100ис. ГОСТ 2823-73

О.чрава защитная угловая с длиной верхней части 215 ш, 2У-215-100- п 796
1 I

глубиной погружения 100 мм для температуры Ю0°с. 64-160
ГОСТ 3029-75 ------------ 1---------

Температура пара 197°С.
I

3 Термометр ртутный прямо!! с ценой деления 2°С, с длиной П-6-2° И Т . 796 I
верхней части 160 мм и нижней части 103 mi. 160-103

, 1

■г

Имь N3

Привязан “fгип Д ум ая_____
нач отд Меймзн

ТП 903-2- 23.35 «Ш.СО!

Спецификация
оборудования

■Siam
Копировал

Стадия Лист I Листов
24

ЛАТГИПРОГГРОМ
Фермат АЗ
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Наименование и техническая характеристика оборудований.и материалов 
Завод изготовитель (для импортного оборудования-страна, фирма)

Единица.
измерения

Код завода 
изготовителя

Код оборудования^ 
материала

Цене 
единицы 
тыс руб.

Коли
чество

Масса
единицы

оборудовании,
кг

1 Позиция j

Тип. MBDKB 
оборудования. 
Обозначение 

документа и N? 
опросного листа

Наиме”
нование

Код

Пределы измерений от 0 до 200°С. ГОСТ 2823-73

Оправа защитная прямая с длиной верхней части 215 мм. 2П-215-100- ШТ. 796 I
глубиной погружения 100 мм для температуры 200°С. 64-200

—

ГОСТ 3029-75

Температура мазута после подогревателей мазута к Пановым

ft 796

------------ —

котлам 120°С.
4 Термометр ртутный прямой с ценой деления 2°С, с длиной П-5-20 2

е̂рхпей части 160 мм и нижней части 66 мм. 160-66
Цределы измерений от 0 до 160°С. ГОСТ 2823-73

796TfО п р а в а  защитная прямая с длиной верхней части 2П-215-63- 2
215 мм, глубиной погружения 63 мм для температуры 160°С 64-160

ГОСТ 3029-75
Температура мазута после подогревателей мазута к водогрей-

— —

1Ш котлам 90°с, до подогревателей мазута 80°С.
5 Тедкометр ртутный прямой с ценой деления 1°с, с длиной П-4—1° ft 796 6

Верхней части 160 мм и нижней части 103 мм 160-103
Приделы измерений от 0 до Ю0°С. ГОСТ 2823-73

nОщава защитная прямая с длиной верхней части 215 мм, 2П-215-100- 796 6
Глубиной погружения 100 мм для температуры 100°С. 64-IC0 

ГОСТ 3 0 2 9 L -7 5

Привязан

Инв. Na

Лист
ТП 903-2- 23.85 АШ.С01 2

Копировал Формат АЗ
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Позиция

855?(?55О1

Наименование и техническая характеристика оборудований и матеоиапоа 
Завод изготовитель { для импортного оборудования-страна, фирма)

37

Температура мазута рециркуляции после подогревателя мазута

П0°С.
Термометр ртутный прямой с ценой деления 2°С, с длиной верхней
части 160 ш  и нижней части 103 мм.
Пределы измерений от 0 до 160°С.

Оправа защитная прямая с длиной верхней части 215 ил,
глубиной погружения 100 ш для температуры 160°с.

Температура мазута до подогревателей мазута к паровым котлам
80°С.
Термометр ртутный прямой с ценой деления 1°С, с длиной верхней
части 160 мм и нижней части 66 мм.
Пределы измерений от 0 до Ю0°С.

Оправа защитная прямая с длиной верхней части 215 мм,
глубиной догружения 63 мм для температуры Ю0°С.

Температура мазута от резервуаров мазута 80°С.
Термоглетр ртутный прямой с ценой деления 1°С, с длиной верх
ней части 160 мм и нижней части 163 ш .
Пределы измерений от 0 до Ю0°С.

Тип. малка 
оборудования. 
Обозначение 

документа и N? 
опросного виста

П-5-20
160-103
ГОСТ 2823-73

2П-215-Ю0-
64-160

ГОСТ 3029-75

П-4-10 
”160-66 

ГОСТ 2823-73

2П-215-63-
64-100

ГОСТ 3029-75

П-4-10
160-163

ГОСТ 2823-73

Единица
измерения

Наиме"
нооание

ШТ.

Код

796

7S6

726

796

796

Код завода 
изготовителя

Код оборудования̂  
материала

Цена 
единицы 
тыс. руб.

Коли
чество

Масса
единицы

оборудовании
КГ

Z +

ТП 903-2- 2185

Копировал
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П о з и ц и й Наименование и техническая характеристика оборудований и матеоиапов 
Завод изготовитель ( для импортного оборудования-страна, фирма)

Тип. марка 
оборудования. 
Обозначение 

документа и N? 
опросного листа

Единица,
измерения

Код завода 
изготовителя

Код о6орудования> 
материала

Цена 
единииы 
тыс руб.

К о л и *

честно
Масса

единицы
оборудования,

к г

Наиме
нование

Код

Оправа защитная прямая с длиной верхней пасти 215 мм, глу- 2П-215-160- шт. 796 2
биной погружения 160 мм для температуры Ю0°С 64-100

ГОСТ 3029-75

Температура До и после подогревателя жидких присадок 50°С.
9 Термометр ртутный прямой с ценой деления 1°С, с длиной П-4-10 шт. 796 3

верхней части 160 мм и нижней части 66 мм. Пределы измере- 160-66
ния от 0 до 100°С. ГОСТ 2823-73

Оправа защитная прямая с длиной верхней части 215 мм,глубиной 2П-215-63- и 796 3
погружения 63 мм для температуры 100°С. 64-100

ГОСТ 3029-75
Температуры жидких присадок 50°С.

Юа Термопреобразователь сопротивления медный с неподвижным TCM-507I If 796 I
штуцером М20х1,5« Градуировка "23”. Условное давление 310-02
64 кгс/см2. Монтажная длина 120 мм. ТУ25.02.220.
Материал защитной арматуры -  сталь 08X13 с защитной гиль- 716-78
зой 5Ц.4.819.015-00

Температура мазута к паровым котлам 120°С. TCM-507I г» 796 I
На Термопреобразователь сопротивления медный с неподвижным 310-12

штуцером М20х1,5. Градуировка "2й. ГУ25.02.220-
Монтажная длина 160 мм. 716-78

ТП 9 0 3 - 2 -  23. £5

Привязан

Инв. N9
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Код оборудоэания/ 
материала

Цена 
единицы 
тыс. руб.

Коли
чество

Масса
единицы

оборудовании,
кг

Позиция Наименование и техническая характеристика оборудоэаний и матеоиалоа 
Завод изготовитель (для импортного оборудования-страна, фирма)

Тип. МВРХд 
оборудования. 
Обозначение 

документа и N} 
опросного листа

Единица
измерения

Код завода 
изготовителяНаиме"

ноааияе
Код

Материал защитной арматуры -  сталь 08X13 с защитной гильзой
5Ц.4.819.015-01.

Тешерзтура мазута к водогрейным котлам 90°С.
Иб Термопреобразователь сопротивления медный с неподвижным TCM-507I ШТ. 796 I

штуцером 1.120x1,5. Градуировка ”23". 310-22
Монтажная длила 200 мм. ТУ25.02.220.
Материал защитной арматуры -  сталь 08X13 с защитной гильзой 716-78
5Ц.4.819.015-02.

Юд Елок реле ЕР-10.I 1 . . 796 2
IIS

Юо Мост автоматический показывающий с 3-позишюнным регули- КСМ4 « 796 2
11и рушдам устройством, с раздельной задачей на каждую точку. 42.463 .*80.22811 1

Количество точек измерения -  6. Скорость продвижения дна г- ТУ25.05.П25-

раммной ленты 60 мм/ч. Исполнение искробезопасное. Градуи- 75
ровка "23”. Пределы измерения от 0 до 150°С. 1

I 1
Температура мазута рециркуляции П0°С.

12а Термометр манометрический показывающий жидкостной с токо- ТПЖ4-У1 п 796 X
вым выходом 0-5 ЫА. Длина дистанционного капилляра 4 м. ТУ25.02.102П9-

Привязан

И-а. №
| Пист I
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Тип. маока 

оборудования. 
Обозначение 

документа и N? 
опросного листа

Единица
измерения
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Позиция Наименование и техническая характеристика оборудований и материалов 
Завод изготовитель [ для импортного оборудования-страна, фирма)

Наиме*
новэние

Код Код завода 
изготовителя

Код оборудования, 
материала

Цена 
единицы 
тыс. руб.

Коли
чество

Масса
единицы

оборудовании,
яг

1 Ллика погюужения тевмобаллона 160 мм.
Пределы измерения от 0 до 150°С.

Температура мазута к водогрейным котлам 90°С.
13а Термометр манометрический показывающий жидкостный с токовым ТГШ4-УТ п 796 I

—

выходом 0-5 МА. ТУ25.02.102119-
Длина дистанционного капилляра 4 м. 78
Длина погружения термобаллона 125 мм.
Пределы измерения от 0 до Ю0°С.

Температура мазута к паровым котлам 120°С.
14а Термометр манометрический показывающий жидкостный с токовым ТПЖ4-У1 п 796 I

выходом 0-5 МА. ТУ25.02.
Длина дистанционного капилляра 4 м. 102119-78
Длина погружения термобаллона 160 мм.
Пределы измерения от 0 до 150°С.

126,136 Блок регулирующий импульсный,токовый вход 0-5 мА. РБИШ-П YI 796 3
146 ТУ25-02.03.

2296-80

12в,13в Блок ручного управления БРУ-42 ft 796 3
~Т4в

Привязан

Инв. N9
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Лист

6
Колировал Формат АЗ

НМЛ-Г. 46*



••f
? 

по
дп

.1 
П

од
пи

сь
 и

 д
ат

а 
I В

ла
м,

 "м
ня

. №
SO 950 -3 4

HMn-I.4G*



[Й
иа

. 
Na

 п
од

п.
) 

По
дт

др
ь 

и 
да

та
 

} В
 ла

м,
 и

на
. №

80950-34 4Z

1 1 Тил. марка 
оборудования. 
Обозначение 

документа и N? 
опросного листа

Е д и н и ц а

измерения
ч•

!

Позиция Наименование и техническая характеристика оборудований и матеоиапоа 
Завод изготовитель ( для импортного оборудования -  страна, фирма)

Наиме”
нование

Код Код завода 
изготовителя

Код оборудования, 
материала

Цена 
единицы 
тыс. руб.

Коли
чество

Масса
единицы

оборудования,
иг

Давление пара 0,7 МПа (7 кгс/см2), мазута 0,55 МПа;
0,6 Ша

16 Манометр показывающий. Пределы измерения от 0 до I Ша ШП 160x10 ШТ. 796 19
(10 кгс/см2). ТУ25.02.

.181071-78
Давление мазута к водогрейным котлам I Ша (10 кгс/см2).

17 Манометр показывающий сигнализирующий. Пределы измерения ВЭ-16рб 1# 796 I
от 0 до 1,6 Ша (16 кгс/см2). ТУ25.02.31-75

Давление мазута до и после фильтров тонкой очистки 2,5 Ша
(25 кгс/см2).

18 Манометр показывающий. Пределы измерения от 0 до 4 Ша МТП 160x40 ШТ. 796 4
(40 кгс/сн2). ТУ25.02.

Ш071-78
Давление мазута до и после фильтров тонкой очистки I Ша
(10 кгс/см2), давление пара после подогревателей мазута
1,35 Ша (13,5 кгс/см2).

19 Манометр показывающий. Пределы измерения от 0 до 1,6 Ша ШП 160x16 П 796 8
(16 кгс/см2). ТУ25.02.

I8I07I-78
Давление мазута после насосов подачи мазута к паровым
котлам 2,5 Ша (25 кгс/см2).

Привязан

Иив №
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Позиция Наименование и техническая характеристика оборудований и материалов 
Завод изготовитель ( для импортного оборудования-страна, фирма)

Тил, марка 
оборудования. 
Обозначение 

документа и Ns 
опросного листа

Еди>
измер

Наиме"
нованйв

ИЦ*
сния

Код Ход завода 
изготовителя

Код оборудования, 
материала

Цена 
единицы 
тыс. руб.

Коли
чество

Масса
единицы

оборудования.
or

20 Манометр показывающий сигнализирующий. ВЭ-16рб ШТ. 796 I 2

Пределы измерения от 0 до 4 МПа (40 кгс/см2). ТУ25.02.31-
75

Давление мазута поело насосов подачи мазута к водогрейным
котлам I  МПа (10 кгс/см2).

21 Манометр показывающий сигнализирующий. Пределы измерения ВЭ-16рб Я 796 2

от 0 до 1,6 Ша (16 кгс/см2). ТУ25.02.31-75 _

Давление мазута после насосов рециркуляции I  МПа
(10 кто/см2).

22 Манометр показывающий. Пределы измерения от 0 до 1,6 МПа ОДП 160*16 я 796 2

(16 кгс/см2). ГУ25.02.18107! I

78
Давление аэдких присадок после насосов -дозаторов I  Ща
(10 кгс/см2).

23 Манометр показывающий сигнализирующий. Пределы измерения ВЭ»Х6рб а 796 2

от 0 до 1,6 Ша (16 кгс/см2). ТУ25.02.31- 1

75 1

276,283 Блок, контроля сопротивления. БКС-2.2И и 796 2

В кошлект входит:
I .  Датчик уровня.

I J L

Копировал Формат АЭ

Н М Л -1.46*



о Позиция Наименование и техническая характеристика оборудований и материалов 
Завод изготовитель ( для импортного оборудования «страна, фирма)

Тип, марка 
оборудования. 
Обозначение 

документа и N? 
опросного листа

Един
иэмер

Нанке*
кование

И Ц А

еиий

Код Код завода 
изготовителя

Код оборудования̂  
материала

Цена 
единицы 
тыс. руб.

Коли
чество

Масса 
единицы 

оборудовании, 
к г

- Разделительный сосуд. Изготовить на монтажной площадке - шт. 796 35
по ГОСТ 14320-73.

Приточная система Ш

' « 796
Температура воздуха перед калорифером 3°С.

7-2 ^ 90°-f
------------------------- ----- ------

--- ------
Термометр ртутный угловой Z90°C, с ценой деления 1°С, с I
длиной верхней части 240 мм и нижней части 441 мм. Пределы 240-441
измерения от -30° до 50°С. ГОСТ 2823-73

пОправа защитная угловая с длиной верхней части 285 мм, глу- 27-285- 796 I
биной погружений 400 мм для температуры 50°С. 400-50

ГОСТ 3029-75
Температура воды перед калорифером 150°С.

2 Термометр ртутный прямой с ценой деления 2°С, с длиной верх- П-5-20 и 796 I
ней части 240 мм и нижней части 163 мм. Пределы измере- 240-163
ний от 0 до 160°С ГОСТ 2823-73

Справа защитная прямая с длиной верхней части 250 мм, глу- 2П-250-160- п 796 I
биной погружения 160 мм для температуры 160°С. 160

—
ГОСТ 3029-75

Ш 903-2- 23. <FS

Копировал

Привязан

Ипв. №

ATM. С0Г
Лист
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Позиция Наименование и техническая характеристика оборудований и материалов 
Завод изготовитель | для импортного оборудования-страна, фирма)

Тип. марка 
рборудования. 
Обозначение! 

документа и /si? 
опросного листа

Един
измеп

Наиме'
наванис

ИЦ&
*НИЙ

Код Код завода 
изготовителя

Код оборудования, 
материала

Цена
единицы 
тыс руб.

Коли
чество

Масс*
есиницы 

оборудовании, 
«г

Температура вода после калорифера 70°С.
.

1«
3 Термометр ртутный прямой с ценой делепия 1°С, с длиной П-4-10 ШТ. 796 I

верошей части 240 т  и нижней части 163 мм. Пределы измере- 240-163
ния от 0 до ЮС°С. ГОСТ 2823-73

Оправа защитная прямая с длиной верхней части 250 ш , 2П-250- W 796 I
глубиной погружения 160 ш для температуры 100°С. 160-100

ГОСТ 3029-75
Тешература воздуха 18°С.

4 Термометр технический стеклянный жидкостный прямой, без тш 796 I

оправы. Пределы шкалы от 0°С до +50°С. Цена деления 1ос^ Г JS I
Длина верхней части 150 мм.
Длина нижней части 66 мм.

Тешература воздуха перед калорифером 3°С. *
j

5 Терморегулирующее устройство дилатометрическое электриче- ТУДЭ-1-2 91 | 796 I
ческое. ТУ25.02 -
Пределы регулирования от -30°С до + 40°С. 281074-78
Длина чувствительной трубки 505 мм.
Дифференциал от 2 до Ю°С.
Исполнение контактов "но".

ТП 903-2- 23.SS

Копировал Формат АЗ

Привязан

Инв. N 2

ATM.COI
ПнСТ
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Позиция Наименование и техническая характеристика оборудований и матеоиалов 
Завод изготовитель ( для импортного оборудования-страна, фирма)

Тил, марка 
оборудования. 
Обозначение 

документа и N? 
опросного листа

Единица.
измерения

Код завода 
изготовителя

Код обооудования^ 
материала

Цена 
единицы 
тыс руб.

Коли
чество

Масса
еаиницы

оборудовании,
кг

Наиме"
ноаание

Код

i Температура воды после калорифера 70°С.
6 Терморегулирующее устройство дилатометрическое электрическое. ТУДЭ-4 шт. 796 I

Пределы регулирования от 0 до 250°С. Длина чувствительной ТУ25.02.28.
трубки 265 мм. 1074-78

7а

Дифференциал от 4 до 20°С. Исполнение контактов "но".
—

If 796
Температура воздуха 18°С.

. . . ------ - —iiii
j Термопреобразователь сопротивления медный с неподвижным TCM-80I2 I

штуцером N120x1,5. Градуировка "23". ТУ25.02-
Монтажная длина 200 мм. Материал защитной арматуры -  Л96. 220703-78

If 796
—

—

l
5
j
i
s

!

Регулятор температуры электрический —220В. Шкала от 0°С ТЭ2ПЗ
ТУ25-0.2-

I
до + 40°С. Градуировка "23".

200166-82 —-— —
Насосная оборотного водоснабжения

—

Давление воды после насосов охлажденной воды 0,2 МПаi
ii
fi
i
1
1
i

i
i
|

(2 кгс/см2).
2
4XX
t3m
**-<0
s
A5
§о

C

c
5
«X

H-I Манометр показывающий. Пределы измерения от 0 до 0,4 МПа МТП 160x4 ft 796 2
(4 кгс/см2). Конструктивное исполнение корпуса без фланца ТУ25.02.
с радиальным штуцером. I8I07I-78

Привязан

>

HhB.N9
ТП 903-2- 23- 85 ATM.C0I

Лист
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П озиция Наименование и техническая характеристика оборудований и материалов 
Завод изготовитель | для импортного оборудования-страна, фирма)

Тип. M BD KB 

оборудования. 
Обозначение 

документе и N? 
опросного листа

Единица
измерения

Код завода 
изготовителя

Код оборудования̂  
материала

Цена 
единицы 
тыс. руб.

Коли
чество

Масса
единицы

оборудовании,
кг

Наиме*
мованяс

Код

Давление воды до насосов охлажденной воды 0,01 МПА

(0 ,1  кгс/см2).

Н-2 Манометр показывающий. Пределы измерения от 0 до 0 ,1  МПа МШ 160x1 ШТ. 796 2

( I  кгс/см2). Конструктивное исполнение корпуса без фланца ТУ25.02.

Н-3

с радиальным штуцером. I 81071-78 _ 

ЭРСУ-3 ШТ. 796Регулятор-сигнализатор уровня электрический. В комплект
— .................... •• —  —....... - —  I

входят: ТУ25.02.

I .  Блок релейный. 080678-79

2 . Датчик стержневой длиной 0 ,6  м -  3  шт.

Среда -  вода. ----* —

Температура 15°.

Давление -  атмосферное.
\V

г
i

I
0

9
я
i*
1
\

33 Насосная пожаротушепия — —

Давление воды и пенораствора I  МПа.

П-1+ Манометр показывающий сигнализирующий. Пределы измерений ЭКМ-1У п 796 — Х2/6

П-12 от 0 до 1 ,6  МПа. ТУ25.02.31-
75

L
Уровень воды. Температура 5°С. Давление -  атмосферное.

Привязан 

----:-------

Ин0 №
*
1

I
Ш 903-2- 2115 ATM. C0I

Кг>п*ооаал Формат АЗ

Л*ст

15

НМЛ-1 .4 6 *
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Позиция Наименование и техническая характеристика оборудований и материалов 
Завод изготовитель ( для импортного оборудования-страна, фирма)

Тил. марка 
оборудования. 
Обозначение 

документа и N? 
опросного листа

Единица.
измерения

Код завода 
изготовителя

Код оборудования^ 
материала

Цена 
единицы 
тыс. руб.

Коли-
чество

Масса
единицы

оборудования,
кг

Наиме*
новамие

Код

П-29 Регулятор-сиша лизатор уровня электрический. ЭРСУ-3 шт. 796 2/2

П-32 В комплект входят: ТУ25.02.

I .  Блок релейный. 080678-79

2 . Датчик стержневой длиной 0 ,6  м -  3 шт.

— —
........... .....

Уровень пенораствора. Температура 16°С. Давление -  атмосфер- — -----------------------------------
ное.

ftп-зо, Регулятор-сигнализатор уровня электрический. ЭРСУ-3 796 2/2

П-31 В комплект входят: ТУ25.02.

I .  БЛок релейный. 080678-79

2 . Датчик стержневой длиной 0 , 6 - 3  шт.

It 796

Уровень дренажа.

п-зз Регулятор-сигнализатор уровня электрический. ЭРСУ-3 1/1
В комплект входя»: ТУ25.02.

I .  БЛок релейный. 080678-79

2 . Датчик стермтевой длиной 0 ,6  м -  I  шт.

Концентратор приёмно-контрольный, охранно-пожарный. КПК0П 1041- n 796 I/ I
Питание ~ 2 2 0 В , 30 ВА, -  24В ,  24 Вт 10 "Топаз”

ТУЗ5 .05—2758" —
81

т а  9 0 3 - 2 -  2 3 . S S

Копировал

Привязан

Инв №

АТИ.С01
Лист

14
Формат АЗ

С
НМЛ-1.46*
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Тип, марка 
оборудования. 
Обозначение 

документа и N? 
опросного листа

Единице,
измерения

А
ль

бо
м

 
9 •

 I

Позиция Наименование и техническая характеристика оборудований и материалов 
Завод изготовитель | для импортного оборудования-страна, фирма)

Наиме*
новаиие

Код Код завода 
изготовителя

Код оборудования^ 
материала

Цена 
единицы 
тыс руб.

Коли
чество

Масса 
единицы 

оборудовании, 
вг

1 .2 . Электроаппаратура

I .  Лампа накаливания ~220В, 10 Вт Ц-220-10 шт. 796 40

ГОСТ 5011-83
2 . Лампа коммутаторная КМ-50-60 п 796 16

ГОСТ 6940-74

3 . Ревун переменного тока /~220В ВВП-220 п 796 I

ТУ16.739.059-
...

76

4 . Звонок переменного тока 220В M3-I VT 796 I

ТУ25.05- 1

1045-76 1

5 .’ Пост управления кнопочный ПКБ-222-2У2 и 796 I

Ш 6 .526.216-

78

5  Насосная пожаротушения

I .  Лампа накаливания '■'■'220В. 10 Вт Ц-220-10 И 1 796
.

17/13

ГОСТ 5011-83
2
в 2 . Выключатель БГП2-10 я 1

1
796 4/4

5X
X МРТУ16.526. 1
*

СО .010-66
*
<04

х
оXс

Пркеяззм

ц
о

С

с
ос Иьв. Na
см
2
тX

ТП 903-2 - 2 S  £ 5 т .001
Лйст

15
Копировал Формат АЗ

НМЛ-1.46*
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( Тил. марка 
оборудования. 
Обозначение 

документа и N? 
опросного листа

Единица.
измерения

Код завода 
изготовителя

Код оборудования, 
материала

Цена 
единицы 
тыс. руб.

Коли
чество

Масса
единицы

оборудовании,
кг

Позиция Наименование и техническая характеристика оборудований и материалов 
Завод изготовитель {для импортного оборудования-страна, фирма)

Наиме*
новаиие

Код

3 *  Пост управления кнопочный ПКЕ-222-2УЗ шт. 796 1 1 / п

Т У 16.5 2 6 .2 1 6 -

7 8

4 .  То ле ПКЕ-21 2 -1 7 3 (I 7 9 6 i / i

T 7 I 6 .5 2 6 .2 1 6 -

7 8

W 7 9 6
--------------- — —

5 .  Переключатель двухполюсный 6А ПШ2-Ю/Н2 i / i

6 .  Ревун РВФ24 ft 7 9 6 i /i

Т 7 Т 6 .7 5 9 .

.0 5 9 .7 6

------ —

ТП 903-2- 23. S5

Копировал

Привязан

Инв N9

ATM.C0I
Лист
16

Формат АЗ
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Тип, марка 
оборудования. 
Обозначение 

документа и N? 
опросного листа

Единица.
измерения I

А
ль

бо
м

Позиция Наименование и техническая характеристика оборудований и матеоиалов 
Завод изготовитель { для импортного оборудования-страна, фирма)

Наиме*
нование

Код Код  завода 
изготовителя

Код оборудования^ 
материала

Цена 
единицы 
тыс. руб.

Коли»
честно

Масса
единицы

оборудования
*г

1 .3 .  Трубопроводная арматура

I .  Кран контрольный муфтовый Ру16 ДуТ5 I4M I-I6 шт. 796 371222 6

Г0СТ21345-78

2 . Вентиль игольчатый Ру160 Ду15 ВИ-15 4 796 3 7 4 2 II 78

Г0СТ21345-78

Насосная оборотного водоснабкенпя

I .  Крап контрольный муфтовый Ру16 Ду15 141 Л -1 6 796 4 j

Г0СТ21345-78,

31 Насосная пожаротушения

I .  Кран контрольный муфтовый Ру16 Ду15 I4M I-I6 И 796 28/12

Г0СТ21345-78

2 .  Вентиль Ру16 Ду15 15ч8бр 11 796 ! j 1 4 / 6

Г0СТ18722-73

____________________________________

1

Прмяпзд.ч

______ 1_________ L_____ i___
1 |
I j

Иив. N9 j

Ш 9 0 3 -2 - 23.85 ATM.C0I
Лист

17
Копировал Формат АЗ

Н М Л -Г. 46*
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С Наименование и техническая характеристика оборудований и матеоиалое 
Завод изготовитель | для импортного оборудования «страна, фирма)

Тип, марка 
оборудования. 
Обозначение 

документа и N? 
опросного листа

Един»
измер

Наиме"
иование

4Ц&
гния

Код Код завода 
изготовителя

Код о6ооудо»ания/ 
материала

Цена 
единицы 
тыс. руб.

Коли
чество

Масса
единицы

оборудовании,
кг

1 .4 .  Кабели и провода

I .  Кобель контрольный с медными жилами в ПВХ оболочке, КВВГ 4x1 км 008 0 ,2 5

с ПВХ изоляцией ГОСТ 1508-78

— 2 . Кабель контрольный с алюминиевыми килами в ПВХ оболоч- ЛКВВГ 4x2 ,5 If

П

VI

008

0_08

0 ,2 2

к е , с ПВХ изоляцией

3 . Кабель контрольный с алюминиевыми жилами в ПВХ оболочке,

ГОСТ 1508-78 

АКЗВГ7х2,5
. . . ----------- ---- --------------

0 ,0 8 5

о ПВХ изоляцией ГОСТ 1508-78

4 . Кабель контрольный с алюминиевыми жилами в ПВХ оболочке, АКВВГ 10x2,5 008 0 .1 3
с ПВХ изоляцией ГОСТ 1508-78

II

п

!

5 . Кабель контрольный с алюминиевыми жилами в ПВХ оболочке, АКВВГ 14x2,5 008_

008_

006_

— 0 ,0 7 -
с ПВХ Изоляцией ГОСТ 1508-78

6 . Кабель контрольный с алюминиевыми жилами в ПВХ оболочке. АКВВИ9Х2.5 0 ,0 5

с ПВХ изоляцией ГОСТ 1508-78

7 . Провод с медной жилой,с ПВХ изоляцией повышенной гибко- ПВЗ 1380 м 60

стп ГОСТ 6323-79

Приточная система П1

I .  Кабель контрольный с алюминиевыми жилами в ПВХ оболоч- ЛКВВГ 4x2 ,5 км 008 0 ,0 5

к е , с ПВХ изоляцией ГОСТ 1508-7?

Приеядан

Инв N3

1
ТП S 0 3 -2 -  25- 8$  ATM. СОТ

Лист

18 '

Копировал
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В0<750-34 ь I

ы
о> Позиция Наименование и техническая характеристика оборудований м матеоиапоа 

Завод изготовитель | для импортного оборудования-страна, фирма)

Тип. марка 
оборудования. 
Обозначение 

документа и N? 
опросного листа

Единица
измерения

Код завода 
изготовителя

Код оборудования, 
материала

Цена 
единицы 
тыс. руб.

Коли
чество

Масса
единицы

оборудовании,КГ

Наиме*
иоваийе

Код

* Насосная пожаротушения

I. Кабель контрольный с алюминиевыми жилами в ПВХ оболочке. АКВВГ 4x2,5 км 008 0,115
с ПВХ изоляцией ГОСТ,.1508-78.- 0.1

2. Кабель контрольный с алюминиевыми жилами в ПВХ оболочке, АКВВГ 7x2,5 tf 008 0,075
с ПВХ изоляцией ГОСТ 1508-78 0,075

3. Кабель контрольный с алюминиевыми жилами, с ПВХ изоля- АКВВГ10х2,5 П 008 од/о.з
цией ГОСТ 1508-78

4. Кабель телефонный с медными жилами, о полиэтиленовой ТПВЮх2хО,5 п 008 1,4/1.4
изоляцией в поливинилхлоридной оболочке. ТУ16.505.131-
Число пар-10. 75

5. Провод телефонный с медными жилами, с поливинилхлоридной ТРВ2хО,5 м 006 260__
—

изоляцией Г0СТ20575-75 260
6. Провод с медной жилой, с поливинилхлоридной изоляцией ПВЗ 1.380 И 006 50/50

ГОСТ 6323-79
7. Провод с пластмассовой изоляцией АПВ 1x2,5 I50/I5C

ГОСТ 6323-79

— ------------ "

Копирован ФорматАЗ
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Наименование и техническая характеристика оборудований и матеоиапов 
Завод изготовитель ( для импортного оборудования-страна, фирма)

х  Насосная пожаротушения

I .  Труба стольная электросварная (для защиты провода АПВ)

2 .  Труба стальная электросварная (для защиты кабельных 

вводов)

3 . Труба стальная электросварная (для прокладки кобеля

в полу)

Тип. марка 
оборудования. 
Обозначение 

документа и N? 
опросного листа

Тр.25х2

Г0СТ1070 4 -7 6

Тр.25х2 

Г0СТЮ 704-76 

Тр.25х2

Г0СТ10704-76

Единица
измерения

Наиме”
нование

М

К од

006

006

006

К од завода 
изготовителя

К о д  оборудования, 
материала

SB

Цена 
единицы 
тыс. руб.

К оли
чество

20/20

Месса 
единицы 

оборудовании, 
кг

40/40

10/10

Ш  9 0 3 -2 -2 3 -8 5

Привязан

Иье Na

ATM.C0I
Л и с т

2 2

НМП-Е.46*

Копировал Формат АЗ
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1
Единица

измерения

Позиция Наименование и техническая характеристика оборудований и материалов 
Завод изготовитель (для импортного оборудования-страна, фирма)

Тип. марка 
оборудования. 
Обозначение 

документа и N9 
опросного листа

Наиме"
нование

Код Код завода 
изготовителя

Код оборудования, 
материала

Цена 
единицы 
тыс. руб.

Коли»
чество

Масса
единицы

оборудовании,
к г

56 Насосная пожаротушения

I . Коробка соединительная КСК-8 Ш Т. 796 4
ТУ36.1753-75

2. То же KCK-I6 Iff 796 2

ТУ36.1753-75
3. То же КСП-12 К 796 4

ТУ36.1756-75
4. Коробка 'универсальная УК-2П II 796 13

Г0СТ10040-75
5. Проводник заземляющий П-550 Iff 796 25

ТУ36.1276-76
6. Извещатель пожарный тепловой ИП-Ю5-2.1 ft 796 37 .-------

121.10,082
ОЗЗТУ

й Указание по привязке:
Для раздела насосной пожаротушения количество оборудования

и материалов указано дробны: числом, в котором цифра в числи-
толе отражает количество оборудования и материалов для вариан-
та мазутного хозяйства с металлическими резервуарами, цифра
в знаменателе -  для варианта с железобетонными резервуарами.

—

Привязан

Инв N2
Лист

Ш 903-2-Z3.8S АШ.С01 24
Формат АЗ

!

Копировал



И
и»

. 
№

 
по

дл
 j

 
П

од
пи

сь
 и

 
да

та
 

I 
В

зэ
м

. м
не

. N
s

О»
t
'S
*

ео9 5 0 '3 4

Тил, марка 
°б°РУДования. 
Обозначение 

документа и № 
опросного листа

Единица
измерении

Позиция Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. 
Завод изготовитель (для импортного оборудования-страна,фирма)

Наиме»
новаиие

Код Код завода 
изготовителя

Код оборудования, 
материала

Цена 
единицы, 
тыс. руб.

Коли.
чество

Масса
единицы

оборудования,
кг I

Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком 1

1
Аппарат напряжением до 1000В

I

Переключатель кулачковый для ввода кабелем: 1
А л.1.1 -  схема 0115 ПКУЗ-58ИП5 шт. 796 342825 6

ЭН,л.5 Ш 6-526 .047 -

п .1 74 1
То же -  схема 2037 ПКУЗ-5Ш2037 « 796 342825 2

п .4 ТУ16-526.047- .
74

для ввода проводом:

Т<3 же -  схема'0102» ПКУЗ-58С0102 М 796 342825 I

п .2 17-526 .047-7 ' I
То же -  схема 2014 ЛКУЗ-5Ш2014 п 796 342825 2 I
п.З 1716-526.047-

74

То же Пост управления кнопочный с двумя кнопочными элементами,
п .5 имеющими один замыкающийся и один размыкающийся контакты с

надписями ’’Пуск-стоп*', ”3/4", со степенью защити IP54 ПКЕ222-2УЗ п 796 342844 | 15

ТУТ6-526.216-

71

Ими N?

Привязан
£гип
Нам отд
Н контр
Гп спец
Рук. гр

Думай
те резерв
Викманис
ВшШНйс
Кириллов*

Ст.иш .Беген % М зЛ

та  903-2- ЭМХ.СО

Спецификация
оборудования

Копире г

Стадия | Лист Листов

Р- 1 I
ЛАТГИПРОПРОМ

Фермат АЗ

НМЛ-1.4!?
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Позиция Наименование и техническая характеристика оборудований и матеоиапов 
Завод изготовитель | для импортного оборудования-страна, фирма)

Тип, марка 
оборудования. 
Обозначение 

документа и N? 
опросного листа

Единица
измерения

Код завода 
изготовителя

Код оборудования, 
материала

Цена 
единицы 
тыс. руб.

Коли
чество

Наиме"
мование

Код Масса
единицы

оборудовании,
кг

То же Светильник сельскохозяйственный ПСХ-60МУЗ ШТ. 796 346107 2

Поб
То же Блок питании стабилизированный БСП-24/1 It 796 4237510040 I
п.7

Комплектные устройства управления для приводов
напряжением до 1000В

То же Щит открытый из трёх панелей Щ ЭМ1-1.АЛ.6.2 343180 I
п.8
То же Щит защищенный из двух панелей ШЦ ЭМ2-1.АЛ.6.2 343180 I
п.9

Кабельные изделия

Кабель силовой с алшинпевыми жилами, с пластмассовой
изоляцией, сечением:

Ал.1.1 -  2 х  2,5 АБВГ-0,66 кВ ГОЛ 008 352222II00 0,200
ЭМ,л.19 Г0СТ16442-80
п.1

То же -  2 х 4 То же км 008 352222П00 0,040
2
4 п.2
XX
i То же -  2 х 6 И и 008 3522221100 0,050
Яа п.З
т
ч
X
л

I

Привязан

с
Инв №

5 Лист
йX Ш 903-2- 83. 85 ЭМ1.С0 2S

Копировал Формат АЗ

нш!-:. 46е
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О Позиция Наименование и техническая характеристика оборудований и материалов 

Завод изготовитель (дпя импортного оборудования*страна,фирма)

Тип. марка

оборудования. 

Обозначение 
документа и N? 
опросного листа

А̂иниц»и*мерен ______ 1 S i

Наиме*
нование

Код Код завода 
изготовителя

Код оборудования̂  
материала

Цена
единицы 
тыс. руб.

Коли.
ч«СТ»о Масса

®ДИНЦЦу
°6°РуаоваИи„

То же -  3  X 2 ,5 То же ЮЛ 008 352 2 2 II0 0
0 Д 7 (Г 1

txr

п .4

То же -  4 X 2 ,5 п п 008 352222II00
0 ,4 6 0

п .5

То же -  Зх4+1х2,5 II п 008 352222II00 0 ,0 5 5
п .6
....... ..... -------- -------------------- - ------------------------------— -------------- --------------------------- —  — — -------- - - . . .  — * • — • ——- — — — — —■ _
То же -  3x10+1x6 П п 008 352222II00 0 ,0 6 5 ' “— -

п .7

То же -  3x16+1x10 И VI 008 3 5 2 2 22II00 0 ,0 6 0
п .8 '

То же -  3x50+1x25 ШВГ -  I  кВ If 008_ 3 5 2 2 22II00
п .9 Г0СТ16442-80 0 ,0 5 0 "— 1
То же Кабель силовой с алюминиевыми жилами, с пластмассовой и зо - --------- {
п .Ю лилией, с многопроволочными жилами, сечением :

-  3x701-1x25 АБВГ- I  кВ юл 008 352222X100 0 ,1 2 5

Г0СТ16442-80

Провод одножильный с алюминиевой жилой, с поливинилхлорид-

ной изоляцией, сечением:

То же -  2 АДВ-0,66 кВ юл 008 3 5 5 II3 0 I0 0 0 ,1 4 0

п .1 6 ГОСТ 6323-79

То же -  16 То же « 008 3 5 5 II3 0 I0 0 |0,Х00

п .Г 7 1 1 -

НМП- Г. 40*

Копировал Формат АЗ
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Наименование и техническая характеристика оборудований и материалов 
Завод изготовитель ( для импортного оборудования-страна, фирма)

Единица
измерения

Код завода 
изготовителя

Код оборудования, 
материала

Цена 
единицы 
тыс. руб.

Коли
чество

Масса
единицы

оборудовании,
кг

WеО

1

Позиция

Тип. марка 
оборудования. 
Обозначение 

документа и N? 
опросного листа

Наиме"
новэние

Код

То же -  70 АПВ—0,6 6  кВ КМ 008 355II30I00 0 ,380

п.18 ГОСТ 6323-79
008

0 ,080

То же -  95 То же 1» 355II30I00 -

п.19 0,290

То же

Провод одножильный с медной жилой, с поливинилхлоридной

ПВ1-0,38 кВ КМ 008
изоляцией, сечением: - --

0 ,010-  I 355II30300

п.14 ГОСТ 6323-79
То же -  1 ,5 То же ft 008 355II30300 0 ,016
п.15

II 008

008

Кабель контрольный с алшиниевыми жилами, с пластмассовой

—
изоляцией, сечением:

—
То же -  5 х  2 ,5 АКВВГ 3449650108 0 ,160
п .Ц ГОСТ 1508-78
То же -  7x2,5 То же tl

и

3449650108 0 ,150
п.12

ПТо же -  14 х  2 ,5 008 3449650108 0 ,140

Р 1

п.13

Металлорукава
1
iсо

—

Рукав металлический гибкий, цилиндрический со стальной
—

to
toЧ
к
л

£

оцинкованной лентой простого профиля в замке с асбестовым

Привязан

с
1
й
тXS

Иьа N9

ТП 903 -2 - 23.35 ЭМ1. со
Лист

4
Копирован Формат АЗ

НМЛ-1 ,46*
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Тип . марка 
оборудования. 
Обозначение 

документа и N? 
опросного листа

Единица.
измерения

А
ль

б
о

м
 

9
.1

Позиция Наименование и техническая характеристика оборудований и матеоиалов 
Завод изготовитель ( для  импортного оборудования-страна, фирма)

Наиме-
новаиие

К од К од завода 
изготовителя

К од оборудования^ 
материала

Цена 
единицы 
тыс. руб.

К оли
чество

Масса
единицы

оборудования,
ctr

уплотнением, с условн ш  проходом:

Ал. I I -  2 0 , герметический ГОСТ 3 5 7 5 -7 5 м 006 3449650108 4

Э М ,л.5 Р1-ЦА-20

п .1 8

То же -  2 0 ,  негерметический ГОСТ 3 5 7 5 -7 5 и 006 3449650108 6

п .1 9 РЗ-ЦХ-20

То же -  7 0 , негерметический ГОСТ 3 5 7 5 -7 5 п 006 3449650108 3/4

п .2 0 РЗ-ЦХ-70

__________________ _____________

________________ 1

i '
.

Привязан

и
_______ L _ _ ____ ___________

1
Инв N3 1 __

Лист

ТП 9 0 3 - 2 -  23.3S ЭМ1.С0 5
Копировал Формат АЗ

НМП- Е. 4ъ#
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Тип. марка 
оборудования. 
Обозначение 

документа и N? 
опросного листа

Единица
измерения

Позиция Ндемономнмв и техническая дарактеркткка оборудований и  материалов 
Завод изготовитель ( для импортного оборудомкия- стране, фирма)

Наиме*
нование

Код Код завода 
изготовителя

Код оборудования, 
материала

Цена 
единицы 
тыс руб.

Коли»
чество

Масса
единицы

оборудования,
к г

Оборудование9 поставляемое подрядчиком

Изделия заводов ГЭМ

АлЛ<Л Стойка кабельная высотой 400 KII50 шт. 796 34496I50II 20
ЭМ„Ло7

пЛО

То же*..
Полка окрашен8Я длиной 250 K II6I п 796 344961 60

п .П
То же

’  Лоток прямой шириной 200 НЛ20-П2 п 796 344961 50
пЛ
То же Лоток угловой ГО1-У45 п 796 344961 5
пЛЗ

То же Прианм НЛ-ПР п 796 344961 150
п.З

То же Подвеска к полке K II6I KII65 I f 796 344961 10
п .4

То же Соединитель шарнирный н л - с ш
I t 796 344961 3

п.2

То но Соединитель перегородок KI68 I f 796 344961 20
п .5

Ад.1.1 Стойка К305М f t 796 346473 2
ЭМ» л. 5

~w т — .

Ш 903-2- 218S

Копировал

Привязан

Иив №

э и г . с о
Л и с т

6
Формат АЗ

НШ-l.4tf
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«ицд
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К .О Д

\ €$
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'с<

Позиций Наименование и техническая характеристика оборудований и материалов 
Завод изготовитель ( для импортного оборудования-страна, фирма)

Тип. марка 
оборудования. 
Обозначение

документа и N? 
опросного листа

К о д  г а  © о д  а 
и з г о т о е ч т е л я

К о д  о б о р у д о м и и я ^  
м а т е р и а л а

1

Ц е н е
Ф А М И Й Ц М

rwc. руО.

К о л ы  к»
частео

М*с»
е д и н и ц ы

оборудования,
ВТ

А л .1 .1 Профиль К238 шт. 796 346473 I

ЭМ,л.6

п.15
То же Короб прямой УТ050 W 796 344961 5
п.14
А л.1 .1 Коробка клеммная У614 я “796 347474 5

ЭМ,л.5

п.Ю
То же Коробка клеммная У615 я 796 346474 3

п .И

А л .1 .1 Гибкий ввод KI08I я 796 344965 8

ЭМ, л . 6

п.1
То же Гибкий ввод KI084 01 796 344965 j 2

п.2

То же Гибкий ввод KI086 я 796 344965 j 6/4

п.З I

Указания по привязке: I .  При привязке проекта с ж .-б . реэер-

вуарами вычеркнуть данные в знаменателе.

2 .  При привязке проекта с металлическими резервуарами
вычеркнуть денные в числителе.

i

" 1• ■■ .... . — ■ ---- - ■ -1 ■ ■ — ■ 11 1— -------------
Привязан

Инв N9 i

ТП 903-2-

Копир., кал Фо

э ш .с о

рмат АЗ

Лист

7
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Позиция Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. 
Завод изготовитель ( для импортного оборудования-страна,фирма).

Единица
измерении

Код завода 
изготовителя

Код оборудования^ 
материала

Цена 
единицы, 
тыс. руб.

Коли, 
мест во

Масса
единицы

оборудования,
кг

Xnil. марка 
оборудования. 
Обозначение 

документа и N4 
опросного листа

Наиме
нование

Код

I .  Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком

Комплектные устройства для распределения энергии напряжением

до 1000 В

Лл. Пункт распределительный ~ 6 6 0 В  переменного тока с фидерными

Э0,л.2 выключателями типа АЕ2036 с тепловыми электромагнитншли рас-

цепителями на I6A:

на 6 однофазных групп П РП -3003- Ш Т . 796 3434II500302 I
21УЗ

ТУ16-536 .610-

79

То же Ао 12 однофазных групп П РП -3009- f l 796 3434II500967 I
21УЗ

ТУ16-536.6Ю •
79

Оборудование осветительное

То же Светильные подвесной для ламп накаливания до 60 Вт НСП03-60ГР-53 VI 796 346I I I I
То яе до 100 Вт HC002-I00/H- tt 796 3 4 6 I I I 2

21

То яе до 200 Вт НШ П-200-234 n 796 3 4 6 I I I 33
ТУ16-545.380-

______ ВТ

Ине N9

Принямм ГИП
Нач отд.
Н контр

'Думай ■
Терехов
внимание

Гп. спец Внимание
Кириллов £ МгЛ^.Рук. гр

иткИ ^Л'апковоф я^Г

Ш 9 0 3 -2 -  л .  6 5

Спецификация
оборудования

Отадг*

' “ 7 " '

ЭОХаСО

Ьст |~

III
Лист I Листов

Колировал

ЛАТГИПРОГТРОМ

Фермат АЗ

НМП-1.4Ь'к*
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Позиция Наименование и техническая характеристика оборудований и матеоиапов 
Завод изготовитель (для импортного оборудования-страна, фирма)

Тил. марка 
оборудования. 
Обозначение 

документа и N? 
опросного листа

Единица
измерений

Код завода 
изготовителя

Код оборудования/ 
материала

Цена 
единицы 
тыс. руб.

|

Наиме”
нование

Код Коли.
местео

Масса
единицы

оборудования,
W

То же Светильник настенный до 60 Вт НБ009-60/Р53 - ШТ. 796 346106 2— Г-----
01У4

То же Светильник потолочный до 100 Вт Ш020100/Р20- 11 796 3 4 6 III I I
0ШЛ1

То же Плафон сельскохозяйственный до 60 Вт ПСХ-60МУЗ

ЛС002-2Х40

II

II

796

796

346107 10
То же Светильник для люминесцентных ламп со стартерной схемой

. . . ---------- . . . .
346II2 Ю

зажигания с двумя лампами мощностью 40 Вт
То же Светильник для люминесцентных ламп со стартерной схемой

зажигания

-  40 Вт ЛП012-40/6- II 796 346II2 4
13

79бГ

0CTI60.535.

1»

It

.043-79
То же Лампа накаливания общего назначения мощностью 60 Вт БК-220-60 3466II7 II3 13

ГОСТ 2239-79

796То же 100 Вт Ш -220-100 3466II7 II4 13
ГОСТ 2239-79

NТо же 150 Вт EK220-I50 796 34661Г7П5 9
ГОСТ 2239-79

То же 200 Вт Б-220-200 П

п
796 3466I2II07 4

То же Лампа люминесцентная белого света мощностью 40 Вт ЛБ-40 796 3467I3 II0 I j 14
ГОСТ 6825-74

Привязан

1 ........ ~
Ина. Ns |

ТП 903-2- 2Ь. 85  301. СО
Лист

2

Копировал Оормвг АЗ
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Единица
измерения

н 0
О

1 
£

П озиций Наименование и техническая характеристика оборудований и матеоиапов 
Завод изготовитель ( для импортного оборудования-страна, фирма)

Тип. марка
оборудования. 
Обозначение 

документа и N? 
опросного листа

Наиме”
нование

Код Код завода 
изготовителя

Код о6орудоадмия/ 
материала

Цена 
единицы 
тыс. руб.

Коли
чество

Масса
единицы

оборудовании,
нг

То же Светильник ручной переносной с защитной с е т о й  со шланговым РВ0-42-УХП2 Ш Т . 796 3 I 6 I I I I
проводом длиной 9 м ТУТ6-545.132-

77

То же Лампа накаливания местного освещения мощностью 40 Вт, 36В МО-36-40 It 796 3466I52I02 I
ГОСТ 1182-77

То же Стартер 80С-220 п 796 3469220003 14

ГОСТ 8799-75

Кабельные изделия

То же Кабель силовой с алюминиевыми жилами, с пластмассовой АБВГ-0,66 км 008 352222II00 0 ,2

изоляцией, сечением: 2x2 ,5 Г0СТ16448-8О
То же 3x2 ,5 АВВГ-0,66 ft 008 3522221100 о д

Г0СТ16442-80

То же 4x2,5 АВВГ-0,66 19 008 3522221100 0 ,0 8

Г0СТ16442-80

То же 2x4 АВВГ-0,66 If 008 3522221100 0 ,2 5

Г0СТ16442-80
То же 3x6+-j.x4 АБВГ-066 п 008 3522221100 0 ,0 2

¥
4 Г0СТ16442-80
X
i

То же 3x10+1x6 АВВГ-0,66 п 008 352222II00 0 ,0 2
АЮ ГОСТ16442-80
юI»т
X
лиXсЦ

Привязан

о
С

|8 Инв N3
5
0X ТП 9 0 3 -2 -  гз . 8S Э01.С0

Лист

3

Колировал 'Формат АЗ

гКП-1.46'
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Позиция Наименование и техническая характеристика оборудований и материалов 
Завод изготовитель [ для импортного оборудования-страна, фирма)

Тип. мерка 
оборудования. 
Обозначение 

документа и N? 
опросного листа

Едиг
измер

Наиме*
ноеаняе

ИЦ&
>ения

Код Код завода 
изготовителя

Код оборудования, 
материала

Цена 
единицы 
тыс. руб.

Коли
чество п

оборудования,
яг

То же Провод одножильный гибкий с медной ЖИЛОЙ, С ПОЛШЗШИЛХЛО- П ВЗ-0,66 КМ 008 355II30300 0 ,1 3
ридной изоляцией сечением 1 x 1 ,5 ГОСТ 6323-79 I

То асе Провод установочный с алюминиевыми жилами, с пластмассовой АПВ—0 ,6 6 п 008 355I330I00 0 ,1 4

изоляцией сечением 1 x 2 ,5 ГОСТ 6323-79

—

— -  • - ---------------------- --- — — -

. .

—

________ 1

г
i

_____________________ ________

1

Привязан

т а  903-2 - 8 3 . 3 5

Колировал

Инв Na |

Э01.С0
Пист

4
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Позиция Ндотнохакме и техническая характеристика оборудований и матеоиапоа 
Зеоод мзгот£&мтслв (доя импортного оборудования-страна, фирма)

Тип. марка 
оборудования. 
Обозначение 

документа и Ыз 
опросного листа

Единица.
измерения

Код завода 
изготовителя

Код оборудования^ 
материала

Коли
чество

Масса
единицы

оборудования,
кг

Наиме"
нованйе

Код Цена 
единицы 
тыс руб.

2» Оборудование, поставляемое подрядчиком

— С тан дар те изделия
—

_

ы л л

Ж), л . 2

Выключатель брытэзащищеншй, герметический 250В, 6А Инд.02610 ШТ. — 15

W

------ ---- ---------- -

То к яаавишннй для открытой установки 250В, 6А Инд.02010 12

То же Выключатель сдвоенный для открытой установки 250В, 6А Инд.02810 п 2

п
—

То же Розетка штепоельная о плоскими контактами Инд.05730 2

Изделия заводов ГЭМ

То же Стойка KI2I ШТ. 48
То же Шпилька KI23 п 96
То же Кронштейн К986 п 24
То же Коробка ответвительная тросовая У245 п 28
То же Полоса К202 п 24
То же Подвес К982 19

— 4
То же Держатель У25М п 8

Привязан

Инв. №

Ш 903-2 - 23. 8 5  Э0Х.С0
Лист

5
Копировал Ф орм ат А З
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Позиция Наименование и техническая характеристика оборудований и материалов 
Завод изготовитель (для  импортного оборудования-страна, фирма)

Ти п . марка 
оборудования. 
Обозначение 

документа и N? 
опросного листа

Еди
изме

Наиме*
нование

ниц&
эениа

К од К од завода 
изготовителя

К од оборудования^ 
материала

Цена 
единицы 
ты с руб.

I Коли* 
чество

Масса
единицы

оборудовании,
ВТ

То же Шпилька У626 Ш Т . 4
То же Подвес К837 It 14
То же Короб КЛ-1 п 12
То же Заглушка КЛ-3 и 10

То же Кронштейн У116 п
—

8

То же Ящик с  однофазным понижавшим трансформатором ОСО-0,25 Я Ш -0 ,25 п
------------- • ------ ---- -------

I

J I г

1

— —

—

1

НМП-1.46*

Копировал Формат АЗ



Позиция В

309S O '3t 72

1
с

1

н•

я 1
Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. 

Завод изготовитель (для импортного оборудования-страна, фирма)

Тип, марка 
оборудования. 
Обозначение 

документа и Ns 
опросного листа

Един
измер

Наиме
нование

*ца
ВНИИ

Код Код завода 
изготовителя

Код оборудования^ 
материала

Цена 
единицы, 
тыс. руб.

Коли
чество

Масса 
единицы 

оборудования, 
кг

Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком

Оборудование и аппаратура

Ал.1.1 Телефонный аппарат настольный ТА-72М ШТ. 796 6654III600 2

ОС,л.2 ГОСТ 9686-6$?

п.1

Ал.1.1 Электрочасы вторичные односторонние для помещений* ВЧС1-М2 It 796 4282720004 2
СС, л.2 ПВ24Р-300-

п.5 32 ЗК

ТУ25-07.

1503-82
То К8 Громкоговоритель абонентский мощностью 0,25 Вт 0,25-ГД-Ш Г» 796 529537 2
п.7 ГОСТ 5961-76

Кабели ц провода

«1

i i

Ал.1.1 Кабель городокой телефонный ёмкостью 10x2x0,4 ТПП КМ 008 3572II0I00 0,03
ОС, л .2 Г0СТ22498-77*

п .2

То КО Провод радиотрансляционный ёмкостью 1x2x0,6 ПТПЕ п 008 35755I0I00 0,04
S'?
а
sА '

С

5
i

п.8 Г0СТ10254-75*

Ш 903-2- 23.35  CCI.C0
Привязан 'тип дум айс S'?*-**

Нач. отр* Терехов
Спецификация
оборудования

Стадия Лист Листов
Н кснтр зикманнс

Р I  яГп спец 
Рук. гр
тггггал • LuuiiИи*), N9

W
ЛАП IllirUllt'UM

Колировал Форма г АЗ

HMH-I.4S*
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. I Позиция Наименование и техническая характеристика оборудований и мате риалов 
Завсд изготовитель | для импортного оборудования - страна, фирма)

Тип. марка 
оборудования. 
Обозначение 

документа и N? 
опросного листа

Единица
измерения

Код завода 
изготовителя

1

Наиме*
нованйе

Код Код оборудование 
материала

Цена 
единицы 
тыс. руб.

Коли*
чсство

Масса
единицы

оборудовании,
кг

Ал.1.1 Провод радиотрансляционный ёмкостью 1x2x1,2 ПТПЖ км 008 35755I0I00 0,03
0С,л.2 Г0СТ10254-755
п.9

1
То не Провод телефонный распределительный ёмкостью 1x2x0,5 THI ff 008 3575II0I00 0,13
п .3 ,6 Г0СТ20575-75зе

--- --------------- ---- -------

——
—

_________ I

—
>

_________ I

_________ _______
>
I■
i

... .....
К
5

л

—

i»

_________ 1

1

т  900-2- 2 3 .8 5

Лрезаязан

' 1 1  "

Инв. N* |

CCI.C0

т
 

т
т

ж

НМЛ-1.46*

Копировал Формат АЗ
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Помцйя I Нхммзновдние и техническая характеристика оборудований и материалов 
Заход изготовитель | для импортного оборудования-страна, фирма)

Тип, марка 
оборудования. 
Обозначение 

документа и N? 
опросного листа

Един
измер

Наиме”
ноаание

*ца>
5НИЙ

Код Код завода 
изготовителя

Код оборудования, 
материала

Цена 
единицы 
тыс. руб.

Коли
чество

Масса
единицы

оборудовании,
к г

Оборудование, поставляемое подрядчико!.

АЛо1.1 Коробка распределительная телефонная КОТ 10x2 ШТ. I

СС,д.2 ГОСТ 9686-68*
п .4

п
- - — —

То so Коробка универсальная для радиолиний УК-2Р
2

п.Ю ГОСТЮ040-75*

ТО 20 Розетка штепсельная РШР-1 п
—

2
п .П ТУ 45.6е3.647.

001-73

_______________________  1 1 1

Привязан

Инв N9

ТП 903-2- г з .  £5
Лист

осх.со
Колировал Форма» АЗ

КМП-Г.46*
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Поаици? Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. 
Завод изготовитель ( для импортного оборудования-страна,фирма)

Тип, марка 
оборудования. 
Обозначение 

документа и №  
опросного листа

Единица
измерении

Код завода
изготовителя

j( o a  оборудования, 
материала

Цена 
единицы, 
тыс. руб.

Коли
чество

--------- Г

|

Наиме
нование

К од Масса
единицы

оборудование,
кг

Оборудование, поставляемое заказчиком

Отопление

Вентиль запорный муфтовый £ 15 15кч18п ШТ. 796 3732III02708 2 0,7
£ 20 15кч18п ft 796 S732III02807 6 0,9

Теплоснабжение установок систем

Вентиль запорный муфтовый £ 15 15кч18п It 796 3732III02708 5 0,7

£ 20 15кч18п ff 796 3732III02S07 I 0,9
Вентиль запорный фланцевый £н= ~20°С / 40 15кч19п1 и 796 3732I2I04303 4 6,0

£д= -30°, -40°С £ 50 15кч19п1 tv 796 3732I2I04705 4 8,0
Регулирующий клапан с исполнительным механизмом Ду25 25ч939ня ft 796 37225II3I707 I 27,9

Вентиляция

П1 Аграгст вентиляторный! с виброизоляторами, компл.: AI0-2 к-т 671 486I3I I 807,0
а) вентилятор радиальный, исполнение 6, положение П0°, В-Ц4-7а'$ 10

600 об/мин.
б) электродвигатель 5,5 кВт, 965 об/мин. 4А132£6

П2 Агрегат вентиляторный с виброизоляторами, компл.: А2,5 105-2 ff 671 486I2I I 26,0
а) вентилятор радиальный, исполнение I , положение ПО0; В-Ц4-70 й 2,5

2№Т
Инв М«

П р и ц Я  Jd H

Нач отд

Н контр
Гл спец

Рун ГР
1Шг'Г

1 Ш 1
Поливане rgagT
Мёгсаргс
менсаргс
Креерс 
Партынов;

«У

d
■»/-4.к
7 j S c

ТП 903-2- ОВ.СО

Спецификация
оборудования

Стадия Лист Листов

J 2_____ _ 1 ____ 8

Kunv'lAJUuIl
ЛАТГШ1РОПРОМ

Фермат АЗ
I

КМП—1. 4G**



|И
на

. 
№

 п
од

л-
1 

П
од

пи
сь

 и
 д

ат
а 

| 
Вз

ам
. и

нв
. N

s

2 0 9 5 0 -3 4 75

от Позиция Нтюэкоодниа и техническая характеристика оборудований н матеоиапоз 
Зггад маготоямтел* ( для импортного оборудования-страна, фирма)

Единица
измерения

Код завода 
изготовителя

Код оборудования, 
материала

Цена 
единицы 
тыс. руб.

Коли
чество

Масса
единицы

оборудовании,
иг

Тип. маока 
оборудования. 
Обозначение 

документа и Nj 
опросного листа

Наиме”
иоаание

Код

б) электродвигатель 0,12 кВт, 1375 об/мин. 4А56А4

BI Венткшгтор кржный радиальный с электродвигателем 2,2 кВт, ВКР6.30.45 п 671 486I7I I 128,0

950 об/мин. 4А100/6У2

В2 Вентилятор крышный радиальный с электродвигателем 1,5 кВт, ВКР6,30.25 п ' 671 486I7I I 114,7
935 об/мин. 4А90/6У2

ВЗ,В4 Вентилятор осевой оконный с электродвигателем 0,035 кВт, В010-У2 и 671 346855 2 2,0
1400 об/мин.

П1 Калорифер пластинчатый £ н я «20°С КВБ6А—ПУЗ и 796~ 486351 3 72,7

£н = -3 0°С КВБ7А-ПУЗ г? 796 486351 3 84,0
1  и = ~40°С КВБ8А-ПУЗ п 796 486351 3 96,6

Ш Клапан воздушный утепленный с исполнительным механизмом §сооо

А к-т 671~ 486331429 I 102,1
МЭО-16/63-
0,25-80

Ш 903-2-23 .85

Копировал

Привязан

Имв N9

ов.со
Лист

2

Формат АЗ

НМЛ-1.46*
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Позиция Наименование и техническая характеристика оборудований и матеоиалов 
Завод изготовитель | для импортного оборудования-страна, фирма)

Тип. марка 
оборудования. 
Обозначение 
документа и N? 
опросного листа

Единица
измерения

Код завода 
изготовителя

|

Наиме*
иование

Код Код оборудования,' 
материала

Цене 
единиц,! 
тыс. руб.

Коли
чество

Месса 
единицы 

I оборудования,
ОР

Оборудование и материалы, поставляемые подрядчиком j

Отопление

J
Конвектор отопительный "Комфорт-20" t м ~  ”20°С Г0СТ10849-75 ЭКМ 084 0.65

1Сн20“0,65п шт. 796 I !
-2,0п ft 1 2-0

X —

-2,3п П ft 1 1  & J L
8

-2,6п п ft 1 1 23*4 -
9

-2, Qic ft n
2a£L.

X

-2,6к ft ft 5.2

2

/ н= -30°0 Кп20-1,4п tl V»

1  1 Ы -

1 1  1
-2.3П ft w 2.3

1  1 1
-2,6п ft « 1  1

3 1

1%I в 5 П  9 0 3 - 2 -23.05
IS

Привязан

J .

3
Ик-в N2

О В оС О

Н М Л - 1 . 4 6 е

! Коп. роедл Формат АЗ
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Позиция Ндомэмованма и техническая характеристика оборудований и матеомапоа 
Завод изготовитель ( для Ьз&портного оборудования-стране, фирма)

Тип. марка 
оборудования. 
Обозначение 

документа и N? 
опросного листа

Един
измер

Наиме”
нование

НЦ&
!НИЦ

Код Код завода 
изготовителя

fco/J оборудования, 
материала

Цена 
единицы 
тыс. руб.

Коли
чество

Масс.
еаинии

оборудоо
кг

\
ы
ания.

К н 2 0 -2 ,9 п
1? ft 1 1 , 6

I 4

- 3 , 5 п п W
1 7 .5

5

—

- 2 , 3 к п ff

«

2  « 3 ,

«
------- ---- ---- ------- -

I

-4 2 ,9 к 2 , 9

I

- 3 , 5 к п n 3 . 5

I

К о н в е к т о р  ^  ^  -4 0 ° С К н 2 0 -0 ,6 5 п п

-

n

п

0 ,6 5

I

- 2 , 3 п 1 3 . 8

6

- 2 , 6 п и ft
5 . 2

2

- 3 , 2 п ft ft
1 6 , 0 _

1
i%

i

7
а
S
А

!с

5

- 2 , 3 к « n
4 , 6

2

- 3 , 2 к ft tt
3 . 2

I

Привязан

d

!
2
•X

Инв. №

Ш  9 0 3 - 2 -  23.85  0 В .С О

Лист

4

Копировал Формат АЗ*

НМЛ-1 .46*

I
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Позиция Наименование и техническая характеристика оборудований и материалов 
Завод изготовитель | для импортного оборудования -  страна, фирма)

Тип. марка 
оборудования. 
Обозначение 

документа и N? 
опросного листа

Единица
измерения

Код завода 
изготовителя

Код оборудования^ 
материала

Цена 
единицы 
тыс. руб.

Коли
чество

Масса
единицы

оборудования,
иг

Наиме"
нование

Код

Воздухосборник АШ. 010.000 шт. I 5 ,9

5 .9 0 3 -2 B .I

Трубопровод из водогазопроводных легких труб ^ 15 ГОСТ 3262-75 м 006 10

si 20 То же И 006 130

Краска масляная GB.BM

Альбом 1 0 .I
—

и 10 .2

Конструкции изоляционные, компл.: Альбом 1 .6 tf 006

Лист TM.HI

Краска БТ-177 ft 166 1*4

ГОСТ 5631-79

м3

м2

ш ГШнур теплоизоляционный из минеральной ваты М2 00 0,27

T 736-I695-79
Лакостеклоткань Г0СТ10499-78 055 11,0

—

Теплоснабжение установок систем

Воздухосборник А1И.0Ю.000 шт. 796 I 5 .9

А1И. 010 .0 0 0 - tt 796 I 22.7
02 —

1

5 .9 0 3 -2  в .1
796*Труба ребристая £ =  1 ,0  м ГОСТ 1816-76

tl
9 37,6 \

1
Привязан I

Инв Ns

та 9 0 3 -2 -  23.86  ОВ.СО
Лист

5

i
5

>

\
1
I
I

<

Копировал Ф орм ат А З



&9SO -34 1 80

Тил. марка 
оборудования. 
Обозначение 

документа и N9 

опросного листа

Единица I 
измерения |

м
•СП Позиция Ншгзгноздохэа и техническая херэктермстмка оборудований и материалов 

Зичу* кзготоамгспв (для импортного оборудования-страна, фирма)
Наиме”
кование

Код Код завода 
изготовителя

Код оборудования, 
материала

Цена 
единицы. 
тыс. руб.

Коли
чество

Масса
единицы

оборудовании,
«г

Трубопровод из водогазопроводкых труб легких & 15 ГОСТ 3262-75 М 006 15

ф 20 То ке п 006 40

i n  = -20°С 40 ft W 006 80

■£н =* “3 ° ° ,  -40°С jrf 50 ft If 006 80

Заюшданз конструкции:

ЗКЧ-1-75 о бобышкой БМ 18x2-100 ШТ. 796 I

ЗКЧ-З-75 с расширителем ^ 76 ft 796 I

ЗКЧ-45-70 со штуцером 1420x1,5-50 ТКЧ-3136-70 W 796 I

Краска масляная QB.BM

Альбом 1 0 .1

и 10 .2

Конструкции изоляционные, комшг.: 'Лйст“ Ш

Краска i n ~  *“20оС БТ-177 ft 166 2 ,5

4 п  = -в 0 ° , -40°С ГОСТ 5631-79 ft 166 3 ,0

Шнур теплоизоляционный из минеральной ваты i  11= -20°С Ы200 м3 И З 0,37
^  н в  -3 0 ° , -400с ТУ36-1695-79 ft ИЗ “15742’

Лакостеклоткань 4  п ~  -20°С Г0СТЮ499-78 м2 055 13 ,6

-£ .п  = -3 0 ° . -  40°С If 055 15 ,1
а

Вентиляция

1

\
*

Вставка гибкая BHI0 ШТ. 796 I 2 ,6 6

л Привязан

р
с

Иив. Ns

£
i
S

Ш  9 0 3 -2 - 23.85 ОВ.СО
Лист

6
Копировал Форм ат АЗ
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Позиция Наименование и техническая характеристика оборудований и матеоиалоо 
Завод изготовитель (для импортного оборудования-страна, фирма)

Тип. марка 
оборудования. 
Обозначение 

документа и N? 
опросного листа

Единизмср

Наиме”нование

ица.ення

Код Код завода 
изготовителя

Код оборудования,) 
материала |

Цена
ЙАМ1ЖЦМ
пас руб.

Коли о 
нество

Масса В
единицы

оборудования,а*

BBI7 Ш Т. 796 I I 2,82
ВВ23 п 796

! х 19,8
5.904=5

Подставка под калорифер 4.904=25 91 796 I 4
Дверь утепленная Д.У.с 0,5х W 796 I 33,6

х 1,25
5.904-4

Решетка щелевая регулирующая PI50 Я 796 | 1 1 6 0,41
Р200 и 796 1 ! х 0,64

1.494=10
Сетка металлическая размером 800 z  800 ГОСТ 3826=82 91 7S6 I
Дефлектор СХД210.00.00С п 796 2 9,05

СТД2Ю.ОО.ООО п
. __
796 I 16,64

01
1.494^32

Проход вытяжной трубы через покрытие УП1-02 и 796 I 78,5 |

ЛИ-04 99 7,98
! 1 1

109,0 1

УП4-12 п 796 I | 1 86,3 1

5.904=10 _____  i _____
Установка крышного вентилятора AIB.0I7.000 91 796 1 ! 2

1.469-7 В.2
Воздуховод из топколистовой оцинкованной стали Ь=0,5 £ 100 Г0СТ17715-72 м о б е ' 1 1 1 3

ЦП 903-2- 23. 85

Привязан

! Г
I 1

Иив No (

ОВяСО
Лист

7
Копировал Формат АЗ

__________________________ __ ______________________________________________ J
НМП-1.46е
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Единица
измерения

Позиция Н&мменоаекие и техническая характеристика оборудований и матеоиапов 
Завод изготовитель (для импортного оборудоеамия -  страна, фирма)

Тип. марка 
оборудования. 
Обозначение 

документа и N? 
опросного листа

Наиме
нование

Код Код завода 
изготовителя

Код оборудования, 
материала

Цена 
единицы 
тыс. руб.

Коли.
чество

Масса
единицы

оборудования,
кг

! ’Ъ-  о , б ffe80 Г0СТ17715-72 м 006 5

Воздуховод из тонколистовой кровельпой стали
Ъ= 0,5 6 100 Г0СТ17715-72 ft 006 10

5  *0,5 i  200 То жо tf 006 5

S = 0,6 250 ft ft 006 3

$ = 0.6 t  400 If п 006 3

0 . 7 i  710 п П 006 17
Блок 1.494-27 вЛ шт. 796 2
Лебедка ручная То же It 796 I

Канат стальной f! 4,5 Г0СТ13640-68 м 006 7
Переход из тонколистовой стали £  = 1,0 d - 1250

■ .
£ ц в  -20°С разм. ^  1000 + 578 х 1551 Г0СТ17715-72 шт. 796 I

^  н *  -30°С разм. ft 1000 + 7О0х 1551 То же »» 796 I

1  п в  -40°С разм. £ 1000 + 82бх 1551 ft tf 796 I

Переход из тонколистовой стали 1,0 £, = 500

£-& в  -20°С разм.578x1551 + 1000x1800 Г0СТ17715-72 ft 796 I
1  н » -30°С разм.7СЗ хЮ51 + 1000x1800 То же It 796 I
 ̂ н *= -40°С разы. 828 х 1551 + 1000x1800 п ft 796 I

Краска масляная оз.вгд
Альбом ЮЛ 
—и-10.2— -

Привязан

Инв N9

ТП 903-2- 23.85 QB.C0
Лист

8
Копировал Формат АЗ
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Позиция Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. 
Завод изготовитель (для импортного оборудования-страна, фирма)

Тип, марха 
оборудовании. 
Обозначение 

документа и № 
опросного листа

Единица
измерении

Код завода
изготовителя

Код оборудования, 
материала

Цена 
единицы| 
ТЫС. руб

Копи, 
мест во

Масса
единицы

оборудования
кг

Наиме*
ноеание

Код

Оборудование, поставляемое заказчиком

Хозяйственно-питьевой-противопожарный водопровод

I Поливочный кран внутренний. Вентиль чугунный запорный
муфтовый для вода Ру=1,6 Ша 1 °=50°С ф 25 15ч8р шт. 796 3722I2I0065 I 1,75

2 Поливочный кран наружный. Вентиль чугунный запорный муфто-
вый для вода Ру=1,6 Ша i  °= 50°С ф 25 15ч8р и 796 3722I2I0065 2 1,75

3 Вентиль пожарный ф 50 15кч11р п 796 3732I3I0II6 3 2,СО

4 Вентиль чугунный запорный муфтовый для вода Ру=1,6 Ша
t  °= 50°С Ф 15 15ч8р II 796 3722III00500 10 0,75

5 “ • Tio 1 15ч8р м 796 372212100506 I 1Д
6 То же, ф 25 15ч8р и 796 3722I2I00605 2 1,75
7 То же, ф 50 Гйч&р II 796 372214100705 I 5,8
8 Задвижка параллельная фланцевая для воды Ру=1,0 Ша

ъ° = 225°С Ф 60 ЗОчббр II 796 372II5I0068 I 29,0

9 Ствол пожарный ручной лепр. -  19 ш РС-50 II 796 4854822012 3 0,80
10 Головка соединительная ГМ-50 W 7S6 4854844221 3 0,23
II Головка рукавная ГР-50 « 796 4854844206 6 0,38
12 Вентиль мембранный с электромагнитным приводом ф 25 15кч888рСВМ *1 796 3732II40052 I 7,36

Водопровод горячей води
I Вентиль запорный муфтовый для воды Ру=1,6 Ша т?= 225°С ф 20 15кч18п2 91 796 3732II102607 I 1,1

Привязан
1П 903-2- 23-85 вк.со

Спецификация
оборудования

Стадия Лист Т Листе*

Т Т Л Т "

Копиров л

Л А ТГИ Ш Ч Ш Р О М

Фермат АЗ
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Тип. маема г 
оборудования. | 
Обозначение 

документа и Му 
ОПРОСНОГО лист*

Единица
измерения

| Позмцмя 1 Наммомоодмме и теднмчвсвая наректермстикв оборудований м материалов 
Завод икчзтои4Т®п«11 для импортного оборудования - страна, фирма)

Найме*нование
Код Код завода

изготовителя
Код оборудования, 

материала
Цена 

единицы 
тыс руб.

Коли»
честго

Масса
единицы

оборудования,
яг

| Водопровод оборотной вода (подающая сеть) ---- -—

I (вариант днг 0 «  16/80

X Вентжль чугунный запорный матовый для вода

I
1ио-м

___
Р ^ 1 в6 Ша ** 20 15ч8р ШТ* 796 3722I2I00505 I i . i

2 То жа9 25 15ч8р п 796 37221210060_5 6 I 1,75
3 То яе. 6  32 15ч8р » 796 3722I3I0050I 2 2 ,7
4 То £©, & 50 15ч8р « 796 3722I4I00705 2 1 5 ,8
5 Задвккка параллельная фланцевая для вода Ру=1,0 Ша

t°~  225°С 4 50 ЗОчббр п 796 372II5I0059 4 ! 18,4
6 Клапан обратный подземный фланцевый Ру=Х,6 Ша ^ 50 19ч21р п 796 _ 37224II0063 2 1 14,2
7 1 На с оо подачи охлажденной вода 0=2,7 + 8 мЗ/ч, Н=60*20 м вод. ВК-2/26 п I 796 363I9I0I00 2 1 И 9 ,0

] от» о электродвигателем 4AI00/2, У =  4 кВт, л-ч!450 об/мда«
3 Бак охлажденной вода У=*1,0 м3. Серия I .4 9 4 - I I  AI6B005.000 Серия п I 796 I | 232,0

р=232 кг 1 .494-11

Водопровод оборотней вода (обратная сеть)
(вариант для 0=16/44 м3/?

У Вентиль чугунный запорный муфтовый для вода Ру=1,6 Ша

Iй а 50°с 6 15 15ч8р шт. I796 3722Ш 00500 3 0,75

2 То же, t 20 15ч8р If В 796 3722I2I00506 I 1Д

Привязан

Инв. №

ТП 903-2-2 3 .8 5 BK.C0
Лист

2
Копировал Формат АЗ

HME-I.4G*
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Полиция Наименование и техническая характеристика оборудований и материапов 
Завод изготовитель ( для импортного оборудования-страна, фирма)

Тип, марка 
оборудования. 
Обозначение 

документа и N? 
опросного листа

Единица
измерения

Код завода 
изготовителя

Код оборудования, 
материала

Цзод 
единицы 
ТмС. руб.

Наиме*
мовамие

Код Коли»
иветво

Массе 1 
единицы 8

оборудован* nj 
ВТ 1

3 То ж е , ф 2 5 15ч8р шт. 7 9 6 3 7 2 2 I2 I0 0 6 0 5 2 1 ,7 5
4 То ж е , ф 32 15ч8р п 7 9 6 3 7 2 2 I 3 I0 0 5 0 I 1 I 2 , 7

5 То ж е , ф 40 15ч8р W 7 9 6 3 7 2 2 I3 I0 0 6 0 0  | | 2 4 Д 5

Б и товая  канализация

7 9 6I ЗОчббр иЗадвижка параллельн ая фланцевая для воды Р у = 1 ,0  МПа 3 7 2 2 4 I I0 0 S 3  1 Т 1 4 ,2  1

i °  «= 2 2 5 °С  ф 5 0

П роизводствен ная канализация

I Вен тиль чугунный запорный цуфтовый д л я  воды Р у = 1 ,6  МПа
W 7 9 6

1

i ° *  50°С  ф 32 15ч8р 3 7 2 2 I 3 I 0 0 5 0 1 1
1

2 , 7  1

1

1

. . _________________ ! _____________
[

1 1

НМЛ-1.46»
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1 I
Тип. маока 

оборудования. 
Обозначение 

документе и N? 
опросного листе

Единица
измерений

W 1О 11О) I

1

Позиция 1 Немменоваиие и техническая характеристика оборудований и материалов 
Завод изготовителя | для импортного оборудования-страна, фирма)

Наиме*
нование

Код Код завода 
изготовителя

Код оборудования, 
материала

Цене 
единицы 
тыс руб.

Коли
чество

Масса
еоиницы

оборудования,
иг

Оборудование, поставляемое подрядчиком

Хозяйственно-питьезой-противопожарный водопровод

I Кран водоразборный КВ-15 if 15 Г0СТ20275-74 шт. 796 495I3III00 2 0 .3
2 Кран туалетный КТ-15Д i  is Г0СТ19681-74 10 796 ,4951211111__ I 0.33
з Трубопровод из стальных водогазопроводных оцинкованных

1 груб ГОСТ 3262-75
4 То же, i  15 То же м 006 138500 26 1,16

5 То же, t  20 Г} V9 006 138500 4 1,42

6 То же, t  25 те Г? 006 138500 24 2,12

7 То же. if 32 те те 006 138500 4 2 ,73

8 То же, *J.50 те те 006 138500 21 4,22

9 То же, if 80 те те 006 138500 32 7 ,34

10 Трубопровод из чугунных напорных труб i  80 ГОСТ 5525-61 те 006 I46I00 4 16,2
I I Бетонный упор MI50 Серия 4.901-7

вып.1-1;1-2 м3 056 0,11
12 Краска масляная Г0СТЮ503-71 кг 166 2317006 7

1
ё 13 Рукав резино-тканевый напорный Ву=0,5 МПа, С =10 м i  25 шт. 796 2553907 I
I
i 14 Рукав пожарный напорный льняной 2  = 20 ,0  м i  50 ГОСТ 472-75 те 796 2553907 3 6,32
9.со 15 Рукав резино-тканевый напорный Ру=0,5 Ша, 2  = 35 ,0  м ^ 25 Г0СТ18698-79 те 796 2553907 2

! •
13
1*1л4
5

Привязан

й

I
1
1

Инв Мз
2
4X3L ТП 903-2~23. 85 BK.C0

Лист

4
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Тип. марка 
оборудования. 
Обозначение 

документа и N? 
опросного листа

Единица
измерения

Позиция Наименование и техническая характеристика оборудований и матеоиапов 
Завод изготовитель ( для импортного оборудования «страна, фирма)

Наиме
нование

Код Код завода 
изготовителя

Код оборудования^ 
материала

Цена 
единицы 
тыс. руб.

Коли
чество

Масса
единицы

оборудовании,
кг

Водопровод оборотной воды (подзадач сеть)

(варнант для 0 =16/44 мЗ/ч)

I Трубопровод пз стальных водогазопровОдных оцинкованных

черных труб / 20 ГОСТ 3262-75 М 006 138500 2 1,42

2 То же, / 25 То же 11 006 138500 10 2 ,1 2

3 То же, 32 ~~ 11 11 006 138500 37 2 ,7 3

4 То же, ^ 40 11 И 006 138500 2 3 ,3 3

5 То же, $ 50 11 11 006 138500 I 4 ,22

6 Трубопровод из стальных электросварных труб ^ 25 Г0СТЮ704-76 11 006 138300 3 1 ,0 4

7 То же, / 50 То же и 006 138300 16 2 ,5 1

8 Краско масляная Г0СТ10503-71 кг 1 6 6 ' 2317006 4

9 Трубопровод»пз стальных водогазопроводннх оцинкованных

черных труб / 80 ГОСТ 3262-75 м 0 0 6 " 138500 17 7 ,3 4

Водопровод оборотной воды (обратная сеть)

(вариант для 0=16/44 мЗ/ч)

I Трубопровод из стальных водогазопроводных черных ощшко-

ванных труб 15 ГОСТ 3262-75 м 006 138500 2 1 ,1 6

2 То же, / 20 То же 11 006 138500 25 1 ,4 2

2 ,1 23 То же, £  25 П 11 006 138500
...

32

Г1рив«13н

an 903-2-2 3 .8 5
К опирсеал

Лис»
5*

I___
Н1ЛП— [. 46*
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£0950-34 1 89

Тип. марка 
оборудования. 
Обозначение 

документа и № 
опросного листа

Единицаизмерения
Ал

ьбо
м 9

*̂" Позиция Наименование и техническая характеристика оборудований и материалов 
Завод изготовитель (для импортного оборудохамия-страна, фирма) Наиме"новаиие

Код Код заводе 
изготовителя

Код оборудования, 
материал*

Ценз | 
единицы 
тыс. руб.

Коли» | 
ч»ст®о

Maces 1
единицы | оборудования,]

w 1
7 Трап чугунный с косым отводом ТП-100 100 ГОСТ I8II-8I ШТ. 796 4947IIIII0 j 1 7,4
8 То же, ТП-50 6 50 То же П 796 4947IIIIII 1 1 4,5
9 Сифон-ревизия чугунный двухоборотный СФ-ПОД i> 50 ГОСТ 6924-73 91 796 49492I22II | 3 4,0
10 Краска масляная Г0СТЮ503-71 КГ 166 23Г7006 | 0,2

(для варианта f  н = ”20°с» “ 30°С)

I Трубопровод из пластмассовых труб ТК-ПНП-50-П Г0СТ22689.3- м 006 2248II60I Х2
77

2 То же, ВС-ШШ-100-П То же п 006 2248II6I0X 23
3 Трубопровод из стальных электросварных труб 6 50 Г0СТ10704-76 и 006 138300 2 2о5Х

(для ва^анта ■£ н = *-40°С)

I Трубопровод из чугунных канализационных труб (> 50 Г0СТ6942,3-8С м 006 4925Ш | 12 5,9 j
2 То же, i  ioo То же 99 006 4925Х2Х 1 23 13,4 j
3 Трубопровод из стальных электросварных труб i  50 ГОСТЮ704-76 «9 006 138300 1 2 2,5Х j

I
Я

Производственная канализация
XX
i
**.ш т Трубопровод из стольнцх водогазопроводных труб jd 32 ГОСТ 3262-75 м 006 138500 ] 2 2,73
я*- 2 То же, H 50 То же « ; 006 138500 1 9 4,22
а
л Прмаязгн
X
са
о

j

сС{
О
с Иьв N9
2
, 6

X
'Ш 90&2-2Ь-85 ЕКоСО

Пист
7

копировал Оормлт АЗ

ШП-1.46*
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Единица.

измерения

Код завода 
изготовителя

Код оборудования, 
материала

Цене 
единицы 
тыс. руб.

Коли
чество

Масса
единицы

оборудования,
иг

Поэицкв 1 И*«м*нов»иив и техническая характеристике оборудований и метеоивпоа 
■ Завод (заготовитель ( для импортного оборудования-страна, фирме)

Тип. марке ” 
оборудования. 
Обозначение 

документа и N? 
опросного листа

Наиме*
кование

к  ОД

I Канализация замазученных стоков
i

I Трубопровод из керамических канализационных труб & 200 ГОСТ 286-82 м 006 575512 15 I

2 I Дождеприёмник 700 , А = 1,09  м ТП 902 -03 -22 .84  вып.6 шт. 796 585216 I

2 .1  1 Кольцо отоновое КЦ-7-9 „ 796

796
796

585216 I 380

2е Плита перекрытия ПП7-42-1-1
ПД7-1-1

п

п ---------------------- - -
585216
585216

I
I

100
2 .3 Плита днища 150

—

I

________________________________________________________________________________________________________________ —
1

—

Привязан

Иив. №

ТП 2 0 3 -Z -2 3 S 5  БК.С0
Лист

8
Копировал Формат АЗ

НМЛ-Г. 46*
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Типовой проект 903-2-23.85

http://files.stroyinf.ru/Index2/1/4293763/4293763394.htm

