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РАЗРАБОТКИ ПРОЕКТНЫМ ИНСТИТУТОМ 

ЦНИИЗП ИНЖЕНЕРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Главный  инжен ер  института (/1Мш  ft. Ке т а о в  
Главный и нж ен ер  н р о е к т а ^ Л ^ ^ В .  А д а е в

СОСТАВ ПРОЕКТА!
П о я с н и т е л ь н а я  з а п и с к а .

Т е х н о л о г и ч е с к и е  и с а н и т а р н о - т е х н и ч е с к и е  р е ш е н и я . Не с т а н д а р т и з и р о в а н н о е  оборудование. 

А р х и т е к т у р н ы е  р е ш е н и я . Конструкани ж е л е з о б е т о н н ы е . Ко нс тру кц ии  м е т а л л и ч е с к и е . 
Ст р о и т е л ь н ы е  и з д е л и я .

Эл е к т р о т е х н и ч е с к и е  р е ш е н и я . А в т о м а т и з а ц и я . Связь и с и г н а л и з а ц и я .
Сп е ц и ф и к а ц и и  о б о р у д о в а н и я .
Ведомости п о т ре бн о ст и  в м а т е р и а л а х .
См е т ы . Час ть  1 и ча ст ь  2 .

П р и м е н е н н ы е  т и п о в ы е  м а т е р и а л ы :
» Ба к  р а з р ы в а  с т р у и  ем к о с ть ю  180 л и т р о в ." -  РАСПРОСТРАНЯЕТ Ц И Т П .
, Т рансформаторная подстанция с четырьмя кабельными вводами 6-10 к В на два трансформатора 

мощностью до 2 » ЧООкВА. Тип К-А2-Я00мА! Альбом 1 . Конструкции металлические, - распространяет 
Свердловский филиал ЦИТП.

А ЛЬВОМ V Ут в е р ж д е н  го с г р а ж д а н с тр о е м  
приказ И: 2М от 29 июля 1926г.

ИНВ. N:

П р и в я з а н
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Со д е р  м  а  м а е  альбома.
Марка Ыаименобание

N
см/. Марка Наименование Н

стр. Марки Лаи мена дание Ы
стр.

эм-/ С7бщие данные /начало/ 3 и прохладна кабеля (лауало/. ЯТХ-З Схема распределительной сети и схенарегули -
Эя-г Общие даннь/е /окончание/ У ЭМ-25 План раслоло желая электрооборудования 27 робания /начале) 97
ЭМ-3 буо- ззо. /7ота/ощоя сеть ~ ззо/ггов. 5 и прокладка хабеля. (продолжение/ ятх-ш Схема распределительной сети схемарееули- Уд

Лринцалисгльноя схема. эя-ге План расхоложена# зле ктрооборуЗадания гв робания /окончание)
э н -ч Распределительная сеть ~з 8а/егов € и прохладно хабеля. /продолжение). ДТХ-// Схема электрическая лриниилиальная

Лриноипиальная схема /начало/. ЭЯ- 37 /7лал рас положения длехтраоборудобаноя 2S адарийной сигнализаиии. У9
ЗЯ- 5 Распределительная сеть ^зза/ггав. 7 и прохладна хабеля. (продолжение) т -/г Схема соединена.я Внешнихлрободок (начало) 50

Принципиальная схема /продолжение/ эя-гэ /7л ад расположения длехтрообарудоданая 30 Лтх-13 Схема соединения Внешних лрабодок (окончание/ 3/

W ’f Распределительная семь ~Здо/ггов. е и прохладна хабеля. /продолжение/ Л7Х-7Ч Схема подключении бнеи/них прабабок (начало/. 32
дринцалиальная схема у продал жеми щ Э.я-ёЗ План расположения злехтроодорудодания 3/ ЛТХ-13 Схема подключения бнешних проба до к (окончание/ 33

ЗМ- 7 Распределительная сеть ^Здо/ггов. 9 и про хлад ха хабеля. (охолчолие/. ЛТХ-/6 ЛлаЛ расположения (начало). ЗУ
Приниипиальная схема. /Окончание/. эя -зо Х //7 - ззо. Уста модна электрооборудования. 32 ЛТХ-/7 Ллан расположения (продолжение/ S3

зм-д Схема Электр и ческа я принципиальная /а /7лам и разрезы. ЛТХ-13 Т7лал расположения (окончание/ 36
улрабления насосами песчаной пуль ль/. ЭЯ-З/ хгл- еза. Заземление, ллан. 33 cc-f Общие даннь/е ST

ЗМ-9 Схема электрическая оралаипиальмая /У ЭО-f Общие доннь/е. ЗУ с с-г Ллан на отметке О.ооо и з.боо Зд
улрабления насосама - дозатора а 9о-г длехтричесхое осВещение. Ллан на отм.иооо 35 с сетями с б язи.

39насосом подача о сад ха. б  осях /г(/;ноотм.-вчоо/ -г.зоо. знрл-/ Олросно/й лист для заказа ктп-ззо/мельничкого
зм -/о Схема электрическая лриниилиальноя гг 90-6 длехгрическае осдещение. Ллан на отм. О.ооо 36 Забода трансформаторных подстанций.

улрабления лас о сам а руга та а дренаж- 6 осях 9г // на отм- З.зоо. ЗН. 301 Шка<р налольнь/йщу. ранные для разработки 30
ль/ма насосами /начало/. S3-V Злехтричесхое осдещение. Ллан на отм. аооо 37 задания на изготовление шкар а.

Зм-// Схема электрическая лриниилиальная /з досях /г9у но отм. -гчоо; -гзоо. О/ит автоматизации. Донные дляразроботки 3/
управления насосами руеата а дренам- 90-5 Злехтричесхое осдещение. Ллан на отм, о.ооо зз Задания на изготовление щита, /начало/.
ль/ми насосам а /окончание/.

S осях 7г9/ на отм • 3. 8 0 0 . бтхи f-г Щит автоматизации Данные для разрабал/ки 62
9M-f2 Схема подключения. /начала/ /у //ТХ-/ Ши/ие даннь/е. 33 задания на изготовление щита, (окончание/
ЭЯ-/3 Схема лодхл/очения (продолжение) /5 яп~г !I1 уо т у Щит хил У/ Даннь/е для разработки задания 83
9М- /У Схема лодхлл/челия (продолжение) /е ЗГХ-J ! 1 ! ч/ на изготовление щита (начало)
ЭЯ-/5 Схема лодхл/очелоя у продолжение/ а ДГХ-1/ ! 1

. !: ! |: I 1 чг Щ-Э-г-г Щит хилы7. Данные для разработки 6У
?м-/з Схема лодхл/очелоя ( продал жение) у$ ЯТХ-5 Схема Электрическая лриниилиальная улрабле- УЗ задания на изготовление щита.
3/1* f7 Схема лодхл/оуемия /охолчолие/ 13 ния приточной системой Л/, л ( / лг. (окончание/.
ЗМ-ТЗ Хадельнь/й журнал. /Начало/. го (начало/.
Эм-/9 Хабелоный журнал /продолжение). г/ Ягх-С Схена электрическая принципиальная улрабления УУЗМ- 90 кабельный журнал /продолжение/. гг приточи о и системой я/; л //л  Я (продолжение/ЗМ-2/ 
эгг гг

Ха бел ели/и журнал /продолжение) гз ЛГХ-7 Схема блехтричесхая принципиальнаяулрабления УЗ
Надельный журнал /продолжение/ су приточной системой Л / л /{ лг (продолжение)3M-2J

змгч
Хаб ело нош журнал /  охончаниеу 
Слал расположения элехтрлоборчбобания

ss
*е

ятх-г Схема электрическая лриниилиальная улрабления Уд
приточной системой Л/; Л/'ЛЗ/окончание).

22*47-05 3
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ведомость чертежей основного ном а лек та

Лист Наименование Примечание (Ьст Наименование фимечон.
Зм-1 Общие данные (  начало; ЭМ-16 Схема подключения (продолжение)
ЭМ-2 Общие данные (окончание; ЗМ-Г7 Схема подключения, (окончание)
ЭМ'З КТп- 630. Питающая сеть *380/2208. эм-1 8 Кабельный журнал. (начало;

Принципиальная схема. эм-79 Кабельный журнал ( продолжение;
эм-ц Распределительная сеть *  380/2208 эм-2 0 Кабельный журнал (продолжение;

Принципиальная схема (  начало) ЭМ-2/ Кабельный журнал (продолжение;
9/tr-S Распределительная сеть * 3 8 0 (2 2 0 8 . ЭМ-22 Кабельный журнал, (лродолжение;

Принципиальная схема (продолжение/ ЭМ-23 х ! ! ! ! I

ЭМ-6 Распределительная сеть *3 80 /2 2ов. эм-sv План расположения элехтрооборуда-
Принципиальна Я схема (продолжение; вания и прохладна кабеля (начало;

ЭМ-7 Распределительная сеть *v3 8 0 / 2 2 0 8 . ЭМ-26 План расположения электрооборудования
Принципиальная схема (окончание; и прокладка кабеля (продолжение;

ЭМ-8 Схема электрическая принципиальная ЭМ-26 План расположения электрооборудования
управление насосами песчаной пульпы. и прокладка кобеля (продолжение)

ЭМ-9 Схема электрическая принципиальная ЭМ-27 ? I I ! i

управления насо со м - дозаторами насо- и прокладка кабеля. (продолжение.).
сом подачи осадка. ЭМ-28 план расположения электрооборудования

эм- /о Схема электрическая принципиальная и прокладка кабеля, (продолжение/
УПраВление насосам и сругато и Пре- JM-29 план расположения электрооборудования
ножными насосами (начало; и прокладка кабеля. (Окончание/.

ЭМ-11 Схема злектрическая принципиальная эм-во КГЛ-630. Установка электрооборудования

управления насосами рогата и дренаж- План и разрезы.
ными насосами ( окончание! ЭМ-31 кгп-630. Заземление. План.

ЭМ-12 Схема подклю чения (начало/

ЭМ-/Э Схема подключения (продолжение;
ЭМ-14 Схема подключения( продолжение)
ЭМ-JS Схема подключения (продолжение/.

Рабочие чертежи основного камплекто 
марки Зм выполнены В соответствии с дей
ствующими строительными нормами и  
правилами и предусматривают техничес
кие решения, обеспечивающие безопасность 
при соблюдении установленных пробил 
безопасности при эксплуатации зданий. 

(лобный инженер проекта /Постникова/

Привязан

ТП  9 0 2 - 5 - 4 7 . 8 7 ЗМ

короче ОБСЗВОТИИВЯИИД
ОСАДКА сточных вод С 5 
ЦЕНТРИЧРЫГЯМИ OruifOOIK-OJ

СГЙДИР

О б и л и е  ДАННЫ Е 
( н и м а л о )

Листов

цмни э!Т
ЕПЬРНОГООБОР9ДО

Копировал: РнтипоВо ъгччп-os 4 <р0рмАТ й2
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Основные показателиВедомость ссылочных и прилагаемых д о к у м е н т о в .

Обозначение Наименование Примечание Обозначение Наименование Примечание Наименование
Един.
изм.

ТЕХНИЧЕСКИ!
аанные

Ссылочные документы ЭМ. 001 Шкаф НАПОЛЬНЫЙ ШУ Установленная мощность силового

4.401-255. А 453 Узлы И ЛЕТАЛИ ДЛЯ ПРОКЛАДКИ Аанные для разработки ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ. кВт 8Ч9Л ч8
кабелей. ЗАДАНИЯ НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ Расчетная мощность силового

4.401-260. А159 Прокладка кабелей на ШКАФА. электрооборудования кВт 43°/393
конструкциях. АТХ.М.1 Щ и т АВТОМАТИЗАЦИИ. Расчетный ток силового

5.401-Н. АП4 Заземление и зануление Аанные для разработки электрооборудования. А 670/460
ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК. ЗАДАНИЯ НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ Коэффициент мощности 0,97

5.401-62 А445 Прокладка проводов в ЩИТА.
поливиниловых ТРУБАХ. АТХ з.в.2 Щ и т  к и п . Аанные для В числителе -  Вариант  с 5~ю цент риф угам и, 

& знам енат еле -  Вариант  с З мЯ (цент риф угам и

Указания по привязке проекта.

В ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ РАЗРАБОТКИ ЗАДАНИЯ НА
ПОМЕЩЕНИЯХ. ИЗГОТОВЛЕНИЕ ЩИТА.

1.901-1. ВО Автоматизация, управле-
1 .90Н . В2 НИЕ И ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

ОЧИСТНЫХ ВОДОПРОВОДНЫХ
и канализационных СООРУ-
ЖЕНИИ НА ТИПОВЫХ НКУ Заполнить блики /  /

кВыпуск 0 ,1 ,Ц. Скорректировать кабельный журнал

прокладку кабелей , СПЕЦИФИКАЦИЮ ОБО
РУДОВАНИЯ И ведомости МАТЕРИАЛОВ-

Прилагаемые документы НЕНЧЖНОЕ ЗАЧЕРКНУТЬ.
ЭМ. СО Альбом Й Спецификация оборудова-

В ДАННОМ АЛЬБОМЕ РАЗРАБОТАН ПРОЕКТ 
Д л я З и 5  ЦЕНТРИФУГ

ния.
Эм. 6M Альбом @ Ведомость потребности в

материалах.

ЭМ. ОЛ-1 1Опросный лист для заказа

КТП-630 Хмельницкого за-
ВОДА ТРАНСФОРМАТОРНЫХ
1ПОДСТАНЦИИ.

—
ТП 902-5-47.S7 ЭМ

—
ПРИВЯЗАН \гштишшшгтш1Т17!ТТШ ПТГГТЛИИ IWTjiffZ— КОРПУС ОБЕЗВОЖИВАНИЯ ОСАДКА 

СТОЧНЫХ ВОД С 5 ЦЕНТРИФ У
ГАМ И О Г 1 1 Н О 0 4 К -0 *

Ш511лнчш£
Ш Щ  1ьМШ!И!1 ШШЛ Р | 2 |

1
инв.иа ~ —

№ 1ИЙДШ КВД  
1ДШа [ Щ Д  \'ТЖл 
*Ш.\Ц 1>[4!1 |М;9:1 В 7Ш1=

Общие данные
(О К О Н Ч А Н И Е) "  1 1 Ш Э Г ГИКЖЕН&Н̂т0|0ПЛ08АйИ

Ко п и р о в а л  Е р е м е н к о2 5 Фо р м а т а м
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Н° линии

Наименование  
от ходя щ е й  

л и н и и

Расчетная мощ
ность, кВт_____
Расчетный ток 

линии , я
/У° ш каф а
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M h a J  @ ( п Щ  @ )  @ )  @  ®  @  @  @  0  ®

'|Ч>
[1 I в н - ю у -з

I
J

г .

IS. <о
Ч |Г>>

0  @

\Х*ЧЧ* $

и н и ю IQ н is:i н iei н is:i

«VI «Vi CVl

m
§1^  
4 * ^

is К 1

Ввод / — 7кВ
Силовой
т р -р

Авт омат  
ввода 
а п  кв 'IS  §£ О X;

123 125

256 255

125

255
НО
125
~ ж m s  гзб

^э-

ш касра Ш в в -  2  УЗ

1. Д Л Я  корпуса  ооезВолгиВаниЯ осадка  сточных 
в о д  с  5  ц ен т ра  (р уга м и  ш каср ЫЗ от сут ст 

вует .
2 . *  -для корпуса о без Волги Вани Л осадка сточных 

в ад с 3  центрифугами.
В числителе - Вариант с S-ю  цент риф угою  и  
В знам енат еле- Вариант  с 3 -ш  цент риф угами.

ТП. 9 0 2 - 5 - Ш 7
ШПИЛИ

"run

Винилов

ЗМ

корпус ОБЕЗ&ОЖИВЙНЙЯ Осадка I 
'сточных водсбцБнтрифугвми 

ОГШ Ю01К -01
ШШЗШИШЯП

КТП- 630. Питяющия СЕТЬ 
-580/2208. ПрИНЦИПИВЛЬ* 
Hflfl С*ЕМ« Г

цнниэп
ИПШОПОГООбОРУДС

Копцр0ва^: Антипова 22*

м нп I м » • •
ИНЖЕНЕРНОГО ОБОРУДОВАВ

_______Г. МОСКВЯ
os 6 Формат Я2
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А ан н  6/е, 
питанзи/еи сети

Тип. напряжение 
се усние/шино -  
проводаурасуеш > 
так. Установление̂  
мощность, кВт.

%

fe s

§

|Й

Тип 
Ты. я 

расцепитель-.А

Тип
ТН.Р

расцепитель 
или плавкая 
вставка. Я

I ? ; *
§ ъ $

l i t
* 1 ^

‘ « 1!
тил,Тнл. расце
питель автомата 
уставка я. 
Нагревателбнь/и 
элемент тепло - 
в ого реле..

* плав о и.ЧСГГНУвКО- Л

! *

«о Г! О

Условное 
изображение

ЯТЯ, ш каф  V /  
линия а/3

Ятя. шкаф а/В  
линия н и

ятя, шкаф Ы8 
линия n/S Ятя. шкаф а/ 3 

л и н и я  ы/в

яввг-е(ч*7о)

ПУ4
лульт 

Управления 
(комплектно с 
центрифугой)

ДВВГ-г(у*7о)

/шуг
шкаф

управления

» У
7. V Я

£

3

пуг
ЯУЛбЛ?

управления 
(комплектно с 
центрифугой)

яввг-г( у*7о)

ЛУЗ
пульт

управления 
(комплектно с  
центрифугой )

шкаф уп

Я в ВТ- г(у*7о)

ЛТП, ш  кс/Ф  а/3 
л ин и я  а//3

I
|

Iи/уу

Г. у я

I
'SJ*VI

I

пуу
пульт

управления 
(комплектно с  
ц е н т р и ф уго й )

Ьч
£

$ч>
Ч

яввг-г(у*7о)

ШУЯ
шкаф ул’ , 
равления
чум. оси ) 
к. згоя 
74- ■■ y^g—

nvs
пульт 

управления 
(комплектно с . 
г центрифугой)
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г

I
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ншредЕДтЕАЬНАЯ СЕТЬ
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Pacqent/me/! 6; Я
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t i *

Я7щ напряжение 
сечение/шино- 
п/ювода^Расчтаё 
/поп. Установлен 
пая ной/пасть, кВт.

§ ! * ̂ S
$ S 4

Л
ъ s tV VX

^  §

^ > 
Ъ

Я7ип
1н.я.

Расцепитель 
ила алавка я 
вставка, Я

Ш1i§1 §
1 ^

б |  &
§  |  I  

«■1
Тал, JhЛ. Рс/сцело- 
тело автомата Уставка, Я. 
Нагревательный 
Элемент тепло
вого о еле. 
Т^тёпповай 
Уставка, Л

n ^  v:
| 5 *

I I IIН
Ч1

&

« 5 *

S J N  

Н И
A  R 5>

Условное

/Г7/7 wxotp г, мния е яввг
Ц А 70 
Т77Г

peer Л *  70 
4xs5

М/РНЗ

HP-
'Ш/ггав вуст-

во
se кВт.

п зо \  
P pfm em l

Р/7■ 373 
900

7Р* J M jj 39 "
7

1НЛ773-60 Г

в
1нллв-бо\

3

1Ш8-бо Г

У

1/94773-60 Г

5

\/лнг-бо Г

6

ЪллВ-бо Г

J 63 L J 63 1J a  L J бЗ “ L I  73 L J S J L

«*>

£

_ |

ЯУ6 1

*ог
U*

У
'г*л-уя#л

£

РУ/О

?

г 1

ЯУИ

1

я у (г

38 7УСУХ/7 Ц 
Т./7Л Г./ГЯ 
К. ТУЯ К  ГУЛ

ЯОИ5ЭО/ 
3279С9Щ
Т./7Я 
К./9Я

® ®

ЯЗН/

Т. 77 Я 
К./УЯ

3879УХЛ9 1274 УХ/! 9
Я511/

7 /7Я 
К. ТУЯ

Я 317/ 
127УУХЛУ 
Т. /7  Я 
Л./У Я

® ® ®

я з ///
1В79УХЛ9 
1/7Я 
К./УЯ

УЛИ 60
~~Ю №

Я У13
я з ///
1В79УХЛ 9 
7. /7Я 
К. /9Л

в 

швее
зо

У§
,р380/ггов. Рус/ ’М'кЗ/п, Р/гТВ!§КВт

яоя
950/
-оооч 6 
УХЛУ

ЯУ/9
ЯЛ Я syo/-
387УСУХЛУ
Г. ггя; т. гея 
К 38Л, 38Я

г

£ j  ньгуло^ j  пнваоо J /7hb/oo£ j онЗ'/оо£ jw /eso  ̂у*ш?'**[ у г

ЯУ/6
Я5/7/ 
1/79 УХЛ<* 
7 /ЗЛ 
К. /УЛ

ЯУ/7
Я577/ 

1/79 УХЛ 9 

Т./ЗЯ 
К./5Я

\
Р /7 -373 

Род

*57 //
1/7УУХЛ 9
Г. Ш  
К 75Л

sy/<sf Я У/У
Я5  77/ 

3/7ЧУХЛ9 
7 /ЗЛ 
К. /5 Я

7Р * Ю /Я

яуго\
Я5/// 
ЮЧУЛЛ9 
Т /ЗЛ 
К. /5Я

УУЗ/
Я577/ 

?579УХЛ9 
Г. У Л 
К. 5Л

I f

! I
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/о

m i*
л лаз. 
-'УУЗ

L @ _ @ J  ®  @ ®  ®

Рдозначенае чертежа

Номер па плану & 7 в 9 <° н  1г  /з 14 /я /6 / 7  /8 \ /9 80 г/

/Пип У Я /335 У УЗ ЧЯ/38 S УУЗ ЧЯ/38, МУ в я о -уг - у -уз в 35 /м/оо/ члхвову

Рл. кВт. 7.6 7.5 // 5.5 /5 з.гч

ТПоН, Я UH /5/ /5/ 83 /г З.в

In нз.з //3.3 /65 8У /7.3
Наимеа 
меха/н 
па пло

/ование
/ЗМС7
гну

Насос ругат а Рас о с пода у и осадка
Ящик
сигнали
зации

Насос песчаной 
пульпы

//аса с дозатор уолакулянта
Насос
дренам-

нь/и

Кран
подвесной

v 7  | 77г 1 нз н/ 1 нз  | мз 1 ну  I н5 ~~ W7 | не л/ I Н8 I нз  I НУ | //£

Установить £  ящ ике Я у /Ч  тепловоереле Р Т Л '/о г г  
фидеры, одведеннь/е пунктиром, для вариант а с S-мл 
цемт риругат о,  становятся резервны м и

'Прим JAH:
3
SS

ж г а

KiMlWnflMMfflPEgMi 
ЦИН1 Щ Д Щ Д  ййаид

ш ш я т и я т т у я

Т.П .902-5-Ш 7 ЭМ

Корпус оь»кохн)Ання осадка
СТОЧНЬЦ ВОД С 5 ЦЕНТРНОУТАМНПП1 (ООЦ-ОГ
Э Д й ! » 'и "  w  *шля

ПРИНЦНПШЬНДЯ 
(nmOAWtHWE)

ггчуп-os 8

ТШйГшт Ш

цнииэпHHXfHtFHOfQ ОЬОШО̂ДНУЯ f М®Ш4
КОПИРОЕАЛЛОГШНД Формат АР
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is ге <?7 гв гз so 3/

4J) /60S 9 СО/ чяхвов/

fS /5 /7.2
гг.з 3.6 ss
SOS./ /7 9 гз/

Транспорт одездом еннаго осадка
//OCOC
дренам-
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/ран посто
вой злек~ 
троческий

Резерв
N1 i пг \ и* \ nv \ ns

— — Т Л  9 0 2 - 5 - Ш 7  ЗМ
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п р и ш л и : % ч — и ш ш ш л и л ш л
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г
2IX»«Гшр—
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О п р о б о в а н и е

«*5бо <&7»
5 е IX»ош

Р А Б О Ч И Й

СП®
«сШЗГS3

IXJ

=*ПCJ-x
I - j
£ 2

Резервный

ОО CJ«соо.^
sr*^

Sc07»H*
«С От к л ю ч е н и е

tn
z
2IX»
| s
= 1

О П Р О Б О В А Н И Е

„у
IX»о̂Ll>ex»3

Р а б о ч и й

U>CP=JU)=r =IX»
±>=cZTUI

Р е з е р в н ы й

ВОС-»

zr»31
osn»—oo■c

Отключение

T a s a u u a  f

Н а с о с ы
П Е С Ч А Н О й  ПУЛЬПЫ

Двиглтель
О Б О З Н А Ч Е Н И Е  
ф У Н К Ц и О Н А А Ь - 
HQLf ГР УП П Ы

M A P K U P O B K A
Ц Е П Е Й

1 М (А ^  14 14
2 M I5 *  15 15

LCA
oOj 
o i B  
ole 
о  la

CZ3
~ ^ T
7 3 ”

Щ Щ т .

пГЙй
РЗ

5QI11 1
•к о н т а к т  ЗАМкнат

Д И А Г Р А М М А  ЗАМЫКАНИЯ КОНТАКТОВ
ключей 1-SA •, 2-SA.

C0EAUHE' 
HUE кон- 
ТАКТОВ

ПОЛОШЕНИЕ рукоятки
Р А Б , ОПР. РЕЗ.

_ _ 1 ___ 2 3
1 - 2 X —

3 - 4 X — X

Б - 6 X — • —

7 - 8 — — X

Позицион
HQE 0603- нАчеииЕ H A U M E H 0 8 A H U E

А п п а р а т у р а  по м е с т у

ФI4I5A

MIA.MI5

Э л е м е н т ы  в п р а в л е н и я  з а е к т р о -

АВИГАТЕЛЯМЦ MtV, MIS

Ящик УПРАВЛЕНИЯ ЯОИБЗОТ-
- З В 7 А 0 У Х А А

ЗА. ДВиГАТЕАЬ АА132М4; И  КВт.

ПривяэдЫ

п н ш

В А Ш
■КОНТР.

[ Ш И В
юпиши4$ )

(шппящшмжига

Т .П . 9 0 2 -5 - Ч 7 .& 7

КОД (IPUMEMAHUE

ЗМ

КОРПУС ОБЕЗВОНШ ВАНи? 
ОСАДКА СТОЧНЫХ 801 С 5 
ЦЕНТРШ РУГАМ и ОГШ 1001 К - 01

ИШЕЕШШШИШ

т ш ш ъ я ж .ми ПЕСЧАНОй ПУЛЬПЫ.
цнииэп

и Н Ш ЕН ЕР Н О ГО  О Б О Р У Д О В А В  
г .  М О С К В А

ZZM-OS н КОПИРОВАЛ: ХЮППЕНЕН Ф О Р М А Т  А2
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TIT

* / 6 v »

к ш
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J u

1
CU
5 м
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S О X
WJ X
<2 5J- Е

и
°  с с
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W
X
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*§  t

Q
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X
О

X
(J

К  QJ Е
с  S о

-  з я о а
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Sfi

Z J t -  3 5 5

A M .

fiMi
ККУ J П  в Ю

11з СХЕМЫ HflpoB 
jCHufi центрифугой

TaSjuucx 2

Насос
Эозогор

Э В и га-
тгль Ф а н к и  0 4  е м и еT H H K 4 U Q H O j|tH o ij

— — ^В аппы

МаркироВка
цепей

Щит
кип

Кноп
ки

/ М i6
— ^ L J ? 46 Hi (6-SB4.2

г М17
У7 HZ (75В(,г

3 мыв
У 8 нЪ le-sBi, г

ч М4Э ф (Э 19 лЧ /3-SB42

5 Н Ю ф го 1 0 А(5 и-зв4,г

flosuituot
HOC

оБознач

Д и а г р а м м а  зам ы кания  контактов  
переклю чат еля ф d6 S 3  d г ZQSAd 

4 9 5 А I  * d 3 S f i d

НН!
с е к 
ц и и

ны!
конто к- 

тоВ

Положение рукоя т к и .
У L 3

7 7 Р 0° -4 3 е
ме.ст 0 а Вт.

Т d г — — X

н 3 н •— - — X
ш 5 6 — —

1? 7 S — —

Схемы упраВления электродВигатЕлями насосоБ 
доза тороВн1^*5 аналогичны схеме управления 
электрод Вигателем насоса -дозатора ы d с 
изм енения ми. согласно таблице 2.

С*емы ипраВлвни я электродвигателя м и* 
насосоВ подачи осадка* Z-tn5  аналогичны 
схеме упраВления эл ектродВигател ем  
насоса подачи осадка с измен ениям и 
согласно таблице nd МЭгМО

M&MW

Таблица н i
Насос

п о д а ч и
осадка

1>Вигатель
О б о з н а ч е н и е  
ф у н к ц и о н а л ь 
ной группы

М а р к и 
роВка
ц е п е й

Щит
к и п

К н о п 
ки

(

Реле

1 И З Ф  3 9 Hi 953У.5В2(Ку8

г M iO *  10 10 hZ «SM.SK

3 М П *  11 и нз Ш .  ъвг MCV8

ч М 1 2 Ф  1Z и нЧ (2564 SB3

5 Ф  УЗ 13 н5 (3561.562

*4 6

и г о

*9JH

Т#УДД

/6*56/. 2-

T20SB/.2 
5SB/.2? 
УЗ 56 < г
/ * К 5 4

//а и м е н о В а н и е

Аппаратура по м е ст у
Элементы управления электр ад В и га те- _
ляни М1& г MZO

Ящик у праВл ения Я5444-3 47ЧУХЛЧ

Э л е м е н т ы  у п рав л ен ия  э л е к т р о д В и г а -  

теля ми. M 9 i M d 3

Ящ ик у п р а В л е н и я  Я 5 1 1 1 - 3 Z 7 4  У Х Л Ч

Электродви г а т ель ЧА 1Э2ЬЧУЗ', '1.5 кВт 

Электродвигатель В А 0 - Ч 2 - Ч - У Е  В З З Г М Ш Д ,

Щи т КиПн{  * н5 
исп 2Кнопка KE-0U Ю

ТУ 642 04 5 -гч

Кнопка KE-Q41 исп. 2 Т У 6 Ч 2 . 0 4 5 - 8 4 10

Реле промежуточное ПЭ-37

ТУ 16 - 5  2 3. 6 2. 2 - 8 2 .
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Hhrn? ~

И Л И Данилой 
1 0 Ш М Ш .

т ___ шт
Ш  fp Б0£1
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tpU r- '
'П?

ТП 90г-5-Ч7.S7 эм
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г т т п ц  t  ъ ц е н т р и з м  п м  orunaou-ot 
щ щ

OWMOUjJMШ Ж И Я Я Ш Щ 1

н ш щ щ ж
1АТ0РА ИЖАЮМ ПЬдАЧИ

22W FoS (Z

ц н  и и э а
иншшогоаБащшнм

L M o tm
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Общие цепи у п р а в л е н и я

Аля резерв 1/<т/?сх.
Г уоугярпа.

Q

48 ft- 56 ХЗ
■ГШ —

хз
Ш - .

Питдние ~ 2208
•а 5 ^ Проме-

О
«V ЮУТОЧ-

=rS £:
£и» э т а  *=

ные
РЕАЕ

Ч Е Р Т .

L— J -  За п о л н я е т с я  при привязке

“  ДЕМОНТИРОВАТЬ
Аист 4UTAT6 СОВМЕСТНО с листом зм- и

Ре з е р в у а р
( Р У Г А Т А

ОПР ОБ ОВАН ИЕ

S t«и

21 «С ос О

«г*

ш
5* =7* me
Ш
•X О

i s
Р а б о ч и й

и Хши»
ЗГ«СЭ “ »н - *
■ага

Резервный

1 = ”t—
со«С ОТКЛЮЧЕНИЕ

Оп р о б о в а н и е

и»

Шэе

Ра б о ч и й

и»ш
ST«sЗоа» - «
«а: О- 
Г5Г*=

Ре з е р в  ный

Отключение

005
о  18 
oic 
о#а

Г У
ИЗ

Д и а г р а м м а  з а м ы к а н и я  
К О Н Т А К Т О В  СиГНАЛиЗАТОРА 

У Р О В Н Я  LCA______

*Vя в i t г5й

К О Н Т А К Т  З А М К Н У Т

д и а г р а м м а  з а м ы к а н и я  ко нтактов  
ключей 1-SA; 2-SA

C Q E A U H E - 
H U E КОН- 
ТА К ТО В

Положение рукоятки
РА 6. ОПР. РЕЗ.

— I— 2 _J___
1 - 2 — X
3-4 X — - X

5-6 X — —

7 - 8 — — X
Поз ици-
О Н Н О Е  ОБО- 
З Н А Ч Е Н И Е

Ha u m e h o b a h u e Код. ПриМЕЧ A HUE

А п п а р а т у р а  по м е с т у .
ЭЛЕМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ.

* 6 - д э л е к т р о д в и г а т е л я м и  М.6; М.7. 2
А Ящик УПРАВЛЕНиЯ Я0115901-

- 3 2 7 4 Ш Л 4 . 1
К4, К5 Реле п р о м е ж у т о ч н о е  пз-з? 2 УСТА НО вить В

зоне МОНТАЖА.

М6*М8 Эл.двигатель 4AU 2S 4B 7,5 кет 3
M2J.M30 ЭА.ДВигАТЕАЬ 4AX8QB4; 1.5КВТ 2

Т.П. 9Q2-5-A7.S7 ЗМ

К О Р П У С  о б е з в о и ш в ш я  О С А Д К А  
•С Т О Ч Н Ы Х  В О Д  С Б Ц Е Н Т Р и -  
фУГАМи ОГЩ-ШК-О*

ИМЖ ИШ ЕПНЕШ

Ш а

Чй
п р и н ц и п и -  

Ь Н А Я  У П Р А В А е н и Л  Н А С О С А М И  ф У Г А  i и А Р Е Н А Ж Ь Ш и  Н А С О С А М и (Н А Ч А Л О

2Z4*a-0S п  копиРОВАА*. КЮППЕНЕН

Р 110
ц н и и э п

иНШЕНГРНОГО О Б О Р У Д О В А Н О )
г. М о с к в а

Ф о р м а т  А2
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ДИАГРАММА ЗАМЫКАНиЯ КОНТАКТОВ
П Е Р Е К Л Ю Ч А Т Е Л Я  / 2 I - S A I ;  / 3 0 - S A )

N  №  
С Е К *  
ц и и

N N

К О Н Т А К 
Т О В
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Трассс

Нсгиагло

У

/Гонец
По

Марка
прао/сту Количество кабелей, чис- ла и сеиение жил

Kaffk

Цлинс
м

гль
/

Марка
проложен
количесгво кабелей,час л о и сеченоь жил. напряжение

Цлинс
м

Марки
ровке/

Грс

Начала

гсса

Конец Марка
По проекту
количество кабелей,числа и сечение жил, напря. /нение.

Каве
У

Плана
м

•ль

Марка
Проложен
количество ковелей, число и сече мие жил, напряжение

Цлинсм

HI Ввод Шкаср 88-1 z ___ /

Н2 конденсаторная КГЛ шкаф 1, линия2 ЯВ6Г 214x25/ 2x20 НМ2-1 Шкаф ШУ2 ПУПЬП7ЛУ2 ВВВГ 2(4X70/ 2x5

нз Л777, шкаср 1, линия 3 \! пввг 214x70/ 2x50 НМ2-2 Шкаф ШУ2 Эл ВВигатель м2 ПВВГ 214X50/ 2x16
нч К ГР, шкоф2, лани Я 4 сикоср ШУ2 пввг 214X70/ 2x40 КМ2-1-2 Шкаср и/У2 Пульт ЛУР ПКВВГ 70x2.5 5
Н5 КГ Л, ШКОф2. линия 5 Шкаср шУЗ яввг 214X70/ 2X30 КМ2-1 ПУЛЬ/77 ПУ2 Вь/ключателЬ 2SQ ВКВ8Г 4X2.5 15

ЯВ8Г ТхтдЯ *35 70 КМ2-3 Пульт ПУ2 Сирена ПП ВК88Г 4X2.5 5НБ КГБ, шкаф2, линия 6 Ц/каср шр 11/11
М7 КГЛ, и/кофЗ, линия // Шкааз шР П/13 яввг 4x704X35 50
Н8 кг/?, ШКОфЗ, линия 12 I I Л8ВГ 214X70/ 2x25 НМ2-2-1 Пульт ЛУ2 Эл. дВигогель шнекоМ2-2Яввг 4x4 10

М9 К Г Л, ш/софЗ, линия 73 Шкаф ШУб ПВВГ 21ЧХ 70/ 2x20 НМ2-2-2 Пульт ПУ2 Эл. ВВигогель М2-2 ВВВГ 4x4 Ю
НМ2-3-1 Пульт ПУ2 Эл дВигогель маслоно-

HMt-f Шкаср шУ1 ПУльт ЛУ1 ВВВГ 214X70/ 2x5 coca мр-3 ВВВГ 4X2.5 /5

НМ1-2 / / ! trrtm ///Of эл. 3багатель М1 ЛВВГ 214X50) 2x12 НМ2-4'1 Пульт ПУ2 Эл дВиготелЬ

KMt-t- 2 tf/Jenm ///Of Пульт ПУ1 якввг 10x2.5 5
загрузочного клалано мр-ч ВВВГ 4x2 5 20

КМ 1-1 ПуЛЬЛ? ПУ7 Вь/ключателЬ 1SQ ЯКВВГ Ух 2. 5 15
ВКЗЗГ 4X2.5 5

KMf'3 Пульпл ЛУ1 Сирена ИП ЯКВВГ Ух 2.5 5 КМ 2-7 Пульт ПУ2 Щит /ШЛ /12

НМ 1-2-1 Пульт ЛУ1 /л. дВигогель шнекам7*яввг 4X4 10 НМЗ-1 шкаф ШУЗ ПУльт ПУЗ ВВВГ 514X70/ 2x5

НМ122 Пульт ПУ1 Зл. двигатель шнека м/-2пввг 4X4 Ю НМ3-2 шкаср шУЗ Эл. двигатель м3 ВВВГ 214X50/ 2x16
КМ 3-1’2 шкаф шУЗ Пульт луз ВК8ВГ гахгв 5

HMt’3'1 Пульт 17У1 Эл. двигатель мосла- 
насоса м /-3 пввг 4X2.5 15 кмз-1 Пульт ПУЗ Выкл/очогелЬ 35 3 якввг 4X25 15

ММ1~Ч~1 Пульт ЛУ1 Эл. двигатель яввг 4x2.5 20 кмз-з Пульт ПУЗ Сирена пл ЯКВВГ 4x2.5 5
Загрузочного  

клапана  л//- ч
КМ 1-7 Пульт ЛУ1 Щит Кс/П Ml якввг 4x2.5 5 НМ3-2-1 Пульт ПУЗ Эл дВигогель шнекомЗг ВВВГ 4x4 10

НМЗ'2’2 ПУльт ПУЗ Эл, дВигогель мз-2 ВВВГ 4X4 Ю
— --------

I

г .п  9 0 2 -5 -< (7.$7 Э М

, А
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Марки-
робко

7расса Кабель

Марки
ровка

Грасса Кабель

П аиало К он ец

ко проект у проложен

Начало Конец

По проекту /Троложен

Марка
количество 
кобелей, чис
ло и сечение 

мил
Длина

л/
Мирно

количество кабелей, число и сечение жил, 
напряжение

Длина
М

Марка
Количествакабелей, число 
и сечение жил, 
напряжение

Леино
м

Марка
Количество 
кабелей «л/с 
лouceчeнut 
жил, налря- 
жение

Длине
м

ЯМЗ-З-1 Пульт ПУЗ Эл. 3ВагогелЬ масло- НМ54 Ш коср Ш У5 Пульт  Л У 5 ЯВВГ 2(4X70) 2x5

насоса  М З З p e e r 4x2.5 15 НМ 5 2 Шкаср Ш У5 Эл. двигат ель м5 ЯВВГ 8  [4 X 5 0 ) 2*/Я

НМЗ-Ч-7 Пульт ПУЗ Эл. дви га т ел ь КМ 54-2 Шкоср ШУ5 П ульт  л у 5 ЯКВВГ 10x2.5 5

за гр у зо ч н о го КМ 54 Л У Л Ьт  П У5 Выключат  ель550. якввг ЧХ2.5 С5

клала н а  МЗ~Ч я в в г ЯВ 4хД 5 19 КМ 5 3 Л у л ь т  ЛУ5 С и р е н а  н л вкввг 4X2.5 5

Ш З-7 Пульт  ПУЗ Ш ит  к у п  тез лкввг 4x2.5 5 _

ИМ521 П УЛЬт  ЛУ5 3?. двигатель шнека м5с я в в г Чхч /О

HMS'2-2 Пу л ь  т  ЛУ5 ЭлМиготелЬ шнека m s -2 ЯВВГ ЧхЧ СО

НМЧ-7 Ш каср шУЧ П ульт  ЛУЧ ЯВВГ ЭГЧХ 70J 2*5 ИМ 53 4 П ульт  ЛУ5 Эл. двигат ель мае-

НМЧ-2 Шкоср ШУЧ Эл. двигогель м ч ЯВВГ 2/4x503 2x18 лона coca М 5  ~3 я в в г 4X2.5 /5

КМЧ-1-2 Шкоср СУ У4 П ульт  л у у л к в в г /0x2.5 5 НМ5 '4 4 П ульт  Л У 5 Эл. двигат ель за г-
КМ 4-7 П ульт  ЛУЧ Выключатель 4SQ ЯК88Г * Х 2 5 /5 р у зо ч н о го  клопа -
Ш ч -3 Пульп? ЛУЧ С ирена  н л л к в в г 4 x2 .5 5 н а  М  5  ~Ч я в в г 4x2.5 /9

Нм 4-2-1 Д ул ьт  п у у Зл. двигигель м ч -2 я в в г ЧхЧ СО КМ5'7 п у л ь т  л у 5 щ и т  КОП  П 5 ЯКВВГ 4 x 2 5 5

НМч-2-2 П ульт  П УУ Эл. двигогель м ч -2 л в в г Ч хЧ Ю

н со %*1!
Ящик ЯУ6 я в в г ЧХ6/ЧХ25 /2

НМЧ-34 П ульт  ПУУ Эл дВиготлелЬ нм 6-1 Ящик ЯУ6 Эл. двигат елЬ м б я в в г 4x2.5 /2
масло насоса м ч-З Л8ВГ 4X2.5 С5 К Мб-2 Я щ и к  ЯУ6 Коробко к е к з  c/S якввг 7X2.5 /Я

НМ 44-7 П ульт  ПУЧ Эл. двигат ель за  г -
КМ 63 Я щ ик Р У  6 Ящ ик Яс якввг 4 x 8 5 45

р у зоч н о го  клапане
км б-Ч Ящ ик ЯУ6 Ящик ЯУ8 якввг 7X2.5 5

м ч -ч Я88Г 4 * 2 5 СУ НМ7-1 Я щ ик Я ул Зл двигатель м7 я вв г 4x2.5 СЗ

Км 4-7 П ульт  ЛУЧ Щ ит  к а л  н у лкввг 4 * 2 5 5

Н11 Шкаср шрт/ р / Я щ ик Я Ув я в в г 4 X 2 5 /О

Т.п. 902-5-47.87 дм

/ п
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Марки*
робко

Трасса КосТела

Марки.
робка

Грасса Кабель

Начало Конец

Ло проект у Проложен

Начало Конец

На проекту Проложен

Марко
{аличест&о 
капелей час 
лоисеченш  
жил

Дли
нам

Марка
количесгео кабелей, чис
ла осечете жил, напря

жение
Цлинс
М

Марка
Konuwec/So кабелей, чис- Па и сечение жил, напря

жение
Плана

м
марка

Количесгео
кабеле и, чис 
по и сеченш ширнапря- жение

Длит
М

НМ8-1 Ящик ЯУ8 3/1. двигатель м # рввг УК2.3 /2 НМ/У-Т Ящик ЯУ/А Эл. двигатель МГУ ЯВВГ Уху 16

км 14-2 Ящик ЯУТУ Коробко кск 8  Н/У АКВВГ 7x2.5 20
— Км! АЗ Ящик Я С Ящик ЯУ/У АКВВГ 4 x 2 5 А5

Н?2

х11 Ящик ЯУ9 ЯВВГ Ух 2 5 Ю НМ 15'/ Ящик Я У ГУ Эл. двигатель м /5 ЯВВГ Уху 15

НМ9'1 Ящик ЯУ9 Эл. o'Виго гель М9 РВВГ УК2.5 12 Н18 Щит КАЛ N1 Ящик ЯУ/У ЯВВГ 2x2.5 2 5

км9-г Ящик АУ9 щит ки л  н / ЛКВ6Г 7x25 90

Н19 Шкаф ШР ftН2 Ящик ЯУ/5 Я88Г УХ2.5 18

Н13

1 Ящик ЯУТО fle e r Ух2.5 I 9 НМ16-1 Ащ ик Я У  1G Эл ЭВиготель М!6 АВВГ УХ25 22

HM/Of Ящик Я У/О Эл. дВигателЬ м /0 АВВГ УК 2.5 10 КМ 16-2 Ящ ик Я У/6 щит М Л  Ы1 АКВВГ 7x2.5 22

КМ10-2 Ящик ЯУ/О

\I лкввг 7X2.5 АО
нго ШКОф ШР /1Н2 Я щ ик Я У 17 АВВГ Ух25 15

Н1У Шкоср ШР11Ы1 Ящ ик Я УН АВВГ Ух2.5 9 HM1H Ящик Я У 17 Эл. дВиго тель м !7 АВВГ Ух 2.5 20

НМ11-1 Ящик Я У/1 Эл. двигатель м /г АВВГ ЯХ2.5 12 км л -2 Ящик ЯУ17 щит КАП Н2 АКВВГ 7x2.5 21

КМ11-2 Ящик ЯУ11 Щит к и л  К З АКВВГ 7x25 А5 —

Н21 Шкоср ШР/1 Н2 Ящик ЯУ18 АВВГ Ух 2  5 20

Н /5 Шкоср ШРТ1Н/ Я щ ик ЯУ/<? ЯВВГ Ух2.5 8 НМ18-1 Ящик ЯУ18 Эл. двигатель MtS АВВГ Ух2.5 16

НМ 12-1 Ящик ЯУ12 Эл. двигатель МТ2 АВВГ У к 2.5 15 КМ 18-2 Ящ ик ЯУ18 Щит KUO N 3 АКВВГ 7x2.5 20

КМ 12-2 Ящик Я У/2 Щ ит /гил / /  у АКВВГ 1x2.5 53

Н22 Шкаф ШРТ1Н2 Я щ ик АУГ9 АВВГ УХ2.5 22
нм/g-f Ящик ЯУ19 Эл. двигатель м /д АВВГ Ух2.5 15H/G Шкаф U/P//H1 Ящ ик Яи/З АВВГ Ух2 5 8

НМ13-/ Я щ и к Я у  13 Эл. ЗВигатель м/Э яввг ух2.5 15 КМ19’2 Ящик Я У/9 Щит Кил ы V АКВВГ 7x2.5 20

КМ!3~2 Ящ ик ЯУГЗ щит ки л  Н 5 АКВВГ 7X2.5 56

Н 23 Шкаф ШР/ГНЯ Ящик ЯУ2Л АВВГ Ух 2 .5 22

МП Шкаф ШРУЫр Ящик Я у  гу ЯВВГ У х/6 15 НМ20-1 Ящик ЯУ20 Эл. двигатель м  20 АВВГ Ух 2 .5 15
КМ 20-2 Ящик Я У2о Щит кил  и  5 АКВВГ 7x2.5 20

Т П .  9 0 2 - 5 - 4 7 .  8 7  э м

1 ( 1 .
П р и в я з а н Д А Н И Л О В корпус а Б Е З В о / п н в п и м я  о с й д к ч

СТОЧНЫ Х вод С 5 Ц Е Н Т Р И Ф У Г А М И  
О Г Ш  Ю 0 1 К - 0 1

р т я о н Н Л И С Т

ря

Н -КО ИТР (Го е Т й л
Р  I 2 0ГЛ.СПЕЦ, ГОЛЬЦМ ЙН

г м п ПОСТНИКОЕ а З Д - К А Б Е Л Ь Н Ы Й  Ж  У Р Н Я л  
( П Р О Д О Л Ж Е Н И Е )

ц и н н э п
И Н Ж Е Н Е Р Н О Г О  050P«ffl0iaHtt 

г. М О С К В А

Р У К - ГР Б о е в а т —
И н в . н о Т е х н и к MEHOBUWKOI ъ хщ -

Копировал: Антиповп 22.444-OS 23 Формят я2



К а б ел ь н ы й  ж у р н а л

Марки- 
робка

Трасса К  а в е л ь

Марки
ровка

Трс/сса Каве./76
поала/нен

Н ачала К о н ец

/7а п р о ект у Проложен

Н ачало Конец Марка

f/U i
Количество 
кабелейчисло 
и сечение мил,
напряжение

У

Цлино
м

Марка
Количество
Кабелей.число и сечение /мил, налрежени/

Члино
мМарка

количество
кавелеа чис
ло и сечение 

/кил
Орина

м
Марка

количествокабелей чис 
л о и сечено/
" З Я " '

Цлино
м

Н2Ч ! 1 * Ящ ик Р с Р в в г 2 x 2 .5 55 НМВ 7-1 Пускатель КМВ7 В ы клю чат ель SP7 яввг 4X 25 во

/ 1МВ7-2 Вь/ключ&тель 6Р7 Короока КК7 яввг 4x2.5 10

H2S Ш каф  ШРТГ /73 Ящик ЯУ22 пввг 4 X 2 .5 35
ИМЙ7-*? К п п п Вггу К К 7 6л. двигатель М87 яввг 4x2.5 1

НМ22 Ящ ик Я У2 2 6/7. двигатель М22 РВВГ У к 2  5  
и *  о с.

5  

уп

ПРИ О • *2

H2G Шкаср ШР 7 f  /УЗ Ящик Я У23 Р В В Г

пввг

7 *  к о

4x2.5 11 HMB8’f Пускатель км  8 8 Вь/клю чат  ель SP8 РВВГ 4X2.5 Ю

П М 23
Н27 Шка<р ШР/ f  /УЗ Ящик ЯУ2У Р В В Г У х2,3 8 НМВ8-2 Выключатель SBB Коро ока КК8 пввг 4 x 2 .5 10

НМ2Ч Ящ ик РУРУ 6л. двигатель М 2У РВ8Г 4X8.5 7 НМ8'3 Коровка К К 8 Эл. двигатель м 8 8 РВВГ 4 x 2 .5 1

Н28 Шкадэ U /P ////3 Пускатель км-ВУ РВВГ 4x2.5 /О

но  а ПуСКОЛббЛЬ КМ8У Пускатель км зв РВВГ 4 x 2 5 7/0 НЗЗ Ш каф ШР 77/74 Пускатель км  87 пввг 4x2. 5 30
ГИКУ
ИЗО Пускатель км 86 Пускатель км  в 6 РВВГ 4x2.5 Уо Н34 Пускатель км в1 Пускатель КМ 82 РВВГ 4 x 2 5 10

8 3 } Пускатель км 86 пускал?ель КМВ7 ЯВ8Г Ух 2.5 5 7/35 Пускатель км в2 Пускатель КМ83 пввг 4X2.5 10

Н32 Пускатель КМВ 7 Пускатель КМВВ РВВГ 4x2.5 5 НМвН Пускатель км  в / Корооко КК1 Я88Г 4 x 2 5 10

HMBt-2 Коровка г к 1 Эл. двигатель MB f Р8 4(7X1) 1

MMB4-J Пускатель К мВ У Выключатель SP4 РВВГ 4X2.5 3 0

нмВЧ-2 Выключатель spy Коротка КкЧ Я88Г 4x2.5 70 НМВ2-7 Пускатель КМ 82 Каровко к к 2 пввг 4x2.5 8

имвч-3 Короока к к у Зс. двигатель МВ У П8 ух С/х 1) / НМВ2-2 Коровка КК2 Эл. двигатель МВ2 Р88Г 4x2.5 /

НМ85-1 Пускатель кмВЗ Зь/кл/о чате лд SP 5 РВВГ 4 x 2 5 7/0 нмвв-1 Пускатель км вз Коровка к  КЗ РВВГ 4X 2.5 10

Н№5'Р выключатель SP6 Коровка КК5 РВВГ 4 x 2 .5 /О НМВЗ-2 Коровка к  КЗ Эл. двигатель МВЗ РВВГ 4X 2.5 {

НМ853 Коро Ska к к 5 Эл двигателдМВ5 ПВ 4х (1х 1) 1~~ Н36 Шкаср ШР77Н4 Ящик ЯУ-Л7 РВВГ 4 X 4 25
НМП1-1 Ящик п ул  7 Коровка КК-Л1 РВВГ ЧХ4 12

MMBG-! Пускатель км  В6 Выкл/о чогель SPS яввг 4 x 2 5 50 ИМИ 1-2 Коровка к  к - л  7 Эл. двигатель МЛ1 ПВ 4(7X75) 1

НМВ62 8ы кл/о чогель SP6 Коровка к  к в яввг 4x2 .5 /О кмпгЗ Ящ ик РУЛ г Щит автомотизац/л РКВВГ 70x2.5 18

МЩб'З Коротка к к В Эл. двигатель мвб лв 4 х (/х 1 ) 1

Г-П. 902-5-‘17.87 эм
. ( /Привяарн Нпч.отойпнилов КОРПУС ОБЕЗВОЖИВАНИЯ ОСРДКЯ 
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Кабельный журнал.

"Привязан ” ЙЯЧ.отй йянилов
Нконтр 60EBQ
Гл.спец Гольцмпн —
ГИП ПОСТНИКОВ!
Рук. ГР- Ш ея Xltil/K.

ИпВ*№ Техник гленовилнхо( 0 Л4-

Т.П. 902-5-47.S7

Марки*
ровна

Т р а с с а Кабель
Марки• 
робка

Грсгсса Кабель

Н ач ал о Конец

По проект у проложен
Н ачал о Конец

По проекту проложен

Марка
Количеством, белей, число и 
сечение жил, 
напряжение

Длина
м

Марка
количество кабелеачис ло и сечение жил, напряжение

Ясине
ММарка Ko/tuvecrffa кабелей, число и с ечение жил

Длило
m

Марка
количество кабелей,чис- 
по и сечение жил. напряжение

Длине
М

MS7 Шкаср Ш Р  f t  Н У Я щ ик ЯУ-П2 яввг УХ2.5 28 НЧ1 Шкощ ШР11Н5 Шкадр Ш 25 яввг Уху </5

ММП-3-1 Ящик ЯУ-Л2 Ко роб ка КК-Л2 яввг 4x2.5 15 НМ 25-1 Шкода Ш25 Эл. двигатель М25 ЯВВГ Уху 16

НМП2-2 Коробко К к- П2 Эл. двигатель м/72 пв 4(1x1) 1 KM2S2 Шкаср Ш25 Щ ит  КОР Ы1 КВВГ УХ1 10

КМП2-5 Я щ ик ЯЯ- л 2 щс/л7 авгшотизации якввг 10x2.5 5

УУ2 Шкаф шР71г15 Шкаср Ш26 яввг УХ у *10

Н58 Ящик РУ-Л/ Ящ ик ЯУ-Л1{ ЯВВГ УхЧ 12 НМ26-1 Шкаср Ш2В Эл. двигатель М 26 яввг Уху 15

HMn1L1 Я щ ик ЯУ-П11 Коробка КК-П11 яввг УхУ 12 КМ 26'2 Шкаср Ш26 Щит КОЛ У2 кввг Ух1 1D

ММШи2 КороВка к к -п г 1 Эл. двигатель м ш 1 лв У (1X1.5) 1

KMPtL3 Я щ ик ЯУ-P f1 щит автоматизации якввг 10x2.5 7

нчз Шкаср ШР11Я5 Ш каср Ш 27 яввг У ху 35

НМ27-1 Ш каср Ш 27 Эл. двигатель м  27 яввг УХУ 15

Н39 Шкаср ШР11/12 Ящик Я У21 ЯВВГ УХ 2. 5 32 КМ27-2 Шкаср Ш 27 Щ ит  КУРНЗ кввг чх1 /О

ММ21-1 Ящ ик ЯУ2/ Эл. двигатель М21 яввг Ух 2.5 5

КМ21-2 Ящик ЯУ21 Коробко КСК16 л 21 якввг 7x2.5 5

КМ 21-3 Ящ ик ЯУ21 Выключатель 21-52 ЯКВВГ Ух2 .5 5 НЯУ Шкаср ШР71Ы5 Ш каср Ш 28 яввг Уху 30

НМ28-1 Шкаср ш 28 Эл. двигатель М 28 яввг УхУ 15

КМ 28-2 Ш каф  Ш 28 щ ит  /сип ы У кввг 4X1 /О

н  ио

<0*1I Я щ ик ЯУЗО яввг У х е  5 /О

«ч

' 
$

 

: 
1

Я щ ик Я У3 0

Ii

ЯВ8Г Ух2 5 30

КМ30-2 Я щ ик ЯУЗО Коробка кс  к  16 НЗО ЯКВВГ 7x2. S 5 Н УЗ Шкадр Ш Р11У5 Шкауэ Ш 29 яввг Ух у 85

кмзо-3

$1 Выключатель 30-SA ЯКВВГ 4 x 2 5 5 НМ29-1 Ш каср Ш 29 Эл. двигатель м  29 яввг У х У 15
КМ29-2 Ш кодэ W 29 Щ ит КШ7 У  5 кввг 4X1 Ю

ЭМ

Ко р п у с  овЕзеоживпния осяпкд 
сточных ВОДС 5 ц Е Н Т Р И Ф У Г А М И  

0ГЦМ001К-О1 _______
к и с е л ь н ы й  ж у р н а л  

( п р о д о л ж е н и е ;
Г. моек в
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Кабельный журнал Сводка к одел ей  и  про Садов,  учтенных надельным ж урналом.

Марки*
роВка

Трасса Кабель
Число жил, 
сечение

Марка, н апряж ение

Начало Конец

по проектя Проложен

ОВВГ ОКВВГ КГ кввгМарка
Количество 
кабелей. число и сечение шил.

Длила
м

Марка
количество 
кобелей, voc- ло и сечение жил. напряжение

Длине.
м

НЧ6 Ш кор U /P ffftf Шкаср ш р 11 rt2 пввг 0x70/4x35 5 4x70 6П%00
НН7 Шкоср Ш РЦН2 Шкаср ШР11 /13 Я5 в Г 4x70/4x35 го 4X50 М/ЮО

НЧ8 ш каср ш р н к ч шкаср шР 11/15 оввг 4x70/4x50 б 4x35 20/ т

Ч */6 20

В ар и ан т  с уст ановкой УГН- /О 4x10 20

Н 49 U/paqo ш р  11Ы4 Шкаср ш р  11Л5 оввг 4x70/4/50 5 4 x6 250 30

HSO Шкаф Ш РНЫ 5 Ящик ЯУ25 оввг 4X6 45 ЧхЦ

НМ2&"1 Ящ ик ЯУ25 Эл. двигатель М 25 оввг 4X 6 го 4 x 2 .5 /S0% 0 300

ЦМ25-2 Ящ ик ЯУ25 М аном ет р ЯКВВГ 4X2.5 10 для вариангг, а с г *  г.б 110

Н 51 шкаср ш р 11Н 5 Ящик ЯУ2В оввг 4x6 40 6-мя ценгрисрь гами 10x2.5 50А о

НМ26-1 Ящик ЯУ26 Эл. двигатель М 26 оввг 4X 6 го 7X 2.5 Я /3 5 50%so

ММ25'2 Ящик ЯУ2В Манометр ЯКВ8Г 4x2.5 ю 4 X 9 5 Щ о

HS2 Ш каср W P11HS Ящ ик ЯУ27 оввг 4X6 55 1fx1 s% o

НМ 27'1 Ящик Я У 27 Эл. дВиготелЬ М 27 оввг 4X 6 го

НМ 27-2 Ящик ЯУ27 М аном ет р ЛК8ВГ 4x2 .5 10

HS3 ! 1 * Ящ ик Я У28 оввг 4x6 30

НМ28-1 Ящ ик ЯУ28 Эл. двигатель М 28 оввг 4x6 го

НМ2 8 -2 Я щ ик ЯУ28 М аном ет р окввг 4x2.5 10

Н54 Шкаср ШР11Н5 Ящик Я У2 9 оввг 4x6 25

НМ 29-f Ящик ЯУ29 Эл. двигатель М 2  9 оввг 4Х £ 20

НМ 29-2 Ящ ик ЯУ29 М аном ет р окввг 4x2,5 W

Н 85 Шкаср ШР H /f5 Ящик ЛУЗ/ оввг 4X10 12

ММЗН Ящ ик ЯУ31 Млс/vобой кр о н кг 4 x 6 30

Н56 ///о  Л  а/Ь Щит автомс/тизош оввг 2X2.5 30

ш
(JJKUQJ Шг'П • ' 7

Шкаср Ш Р //У 2 jЯщик 9У ?С оввг 4 x 2 5 ____ ,

аК
а
а
х
сехос.
<а
8
гСП
£

^  числит еле -  вариант с  д~н? 
3  знаменат еле -  вариант  о 3-мя
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Помещение для £  ценгрифуг £  осях У г //у 
для 3 центрифуг £  осях Ут 6 .
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1. Читать совместно с чертежами дм. 29.
2. Ящики управления устанавливаются на стене на 
Высоте 800мм от уровня пола. Ласкатели уста- 

навеиваются н а  стене на Высоте /чооммот  
уровня поло до оси аппарата.
3. Прокладка ко дел ей В канале вы полняет ся  
по т иповому проект у 7-407-У {Л-77г}„ Прокладка 
К ад ел еи  в  ка н а л а х ."
4. П рокладка кад ел еи  по ст енам  н а  ко нст 
р у кц и я х  Вы полняет ся по т иповы м  проект ам  
Ч. ч07- 25 5  „ Уз ль/ и  дет али для п ро кладки  ко де - 
лей и у. Ч07~260 П рокладка к а д е л е и  н о  конст
рукциях.

& Кадельные конст рукции уст анавливаю т ся 
но Высоте 9. 500 мм от уровня пола, 
в. Као ели В помещении центрифуг лроклодб/- 
Ваются по стенам и крепят ся сковами но вы
соте 9.5 м.
7. Радели, лроломееннь/е н а  вь/соте до 2  х мет

ров от уровня пола, защ ищ ают ся поливинил
хлоридны ми трудами. Прокладка каделеи в  поли
винилхлоридны х т рудах вьюалняется по т и 
повом у проект у & - 407-62.
8 в  полу коде л и прок лады баются в полиэти
леновых трудах. Прокладка каделеи в  полиэти
леновых трудах выполняется по типовому 
проекту 5--907-53.
9. В соот вет ст вии со Сноп в. 05. лв ~85 выходы 

полиэт иленовы х т р уд  из подливок поло Защи
щ аю т ся н а  вы сот у 200мм от резкам и из  
т онкост енны х ст альны х т р уд

ТП 902-5-47.87 ЗМ

Корпус ОБЕЗВОЖИВАНИЯ QCRRKA 
СТОЧИЫХБОДС 5ЦЕПТРИФ9ГЯМИ

nruHOOIK- 01
План расположения электро
оборудования Н ПРОКЛАДКА
КАБЕЛЯ (ПРОДОЛЖЕНИ?)

ншя!1У1РТЯ«цим:1
Р | 26 |

ц н и и э п
ИИЖШРНОГ0 0б0Р<рМтИ_____ Г Москбй

Копировал-- АнтипоВа zz^w-os да
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Лист читать совместно с листом ЭМ-24

Т П  902'5'^7.87 ЭМ

V О л
П Р И В Я З А Н я к о р п у с  ОБЕЗВОЖИВАНИЯ ОСЯДКЙ 

сточных 8од С б ц ЕН ТРИ ф УГВ м И  
О Г Ш  - 1 0 0 1 К  - 0 1

СТЯАиЯ Л ИСТ л и сто в
Н. контр. Постникова р 27Гл.спЕа rOAbUMRH Щ У Г ' ) ■

Г И П ПОСТНИКОВ^ П л а н  р а с п о л о ж е н и я  э л е к т р о 
о б о р у д о в а н и я  и п р о к л а д к а
КАБЕЛЯ ( П Р О Д О Л Ж Е Н И Е )

ц м и м э п
« П А Р Н О Г О  060РУД08ПМИ5 

г  М о с к в а
Ру К. ГР- БОЕВ Я

IHnB.N<> I ТЕХНИК жтовщикое

К о п и р о в а л :  Й Н Т И Л о В а  22* * 7-05 30 ФормятйЯ
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Помещение, для 5 центрифуг В осях к ? 11л 
для 3 центрифуг, В осях. Ц г 9

В числит еле -  вариант с S-ло цент р u<p&/ra/vrt/ 
В Зногме/ютеле’' £&риа//т с  З'мя целтрефугсг/чи.

1 \ Р И Ш А Н

п Н Ь .к г

М а р к о
О б о з н а ч е н и е

К о л - В о Масса П р и м е 
поз. Н а и м е н о В а н и е К£ K Z в д . к г ч а н и е

Э л е к т р о о Н о р ц Ъ о В а  н и е

1 Я щ и к  с и л о В о й

Я В П З  - 6 0 У З — i ш т .

2 Я щ и к  с и л о В о й
Я В П З Ч 5 У З 1 — ш т .

и з д е л и я  з а В о д о В  Г Э М

3 С е к ц и я  п р я м а я

9 1 6 0 5 9 5 к - ш т .

Ц С е к ц и я  к о н ц е В а я

У Z 6 0 6 4 3 1 - ш т .

5 С е к ц и я  д л я  В В о д а H J J U H O -

к а р е т к и  У г б О Т У З 1 - ш т . п р о В о д

6 С е к и и я  к о м п е н с а ц и ■ Ш Т Л - 7 5

О н н а я  У  2 6  Z 6  У  3 1 - ш т .

7 К л е м м ы  п р и с о е д и *
н и т е л ь н ы в  9 Z 6 Z 3 9 3 i - ш т .

В К а р е т к а  т о к о с ъ е м

н а я  У 2 3 1 8 У З 1 - ш т .

9 С к о б а  В е д у щ а я

у г з г / у з V - ш т .

W П о д В е с ю  M Z O y z VO - ш т .

и К р о н ш т е й н  К 1 8 { У Э VO - ш т .

i t С В е т о ф о р  У г б г э у з i - ш т .

{ 3 С е к ц и я  т р о л л е й  н а  я

К 5 8 0 У 2 . - 1 ш т .

I k К р о н ш т е й н  В  3 3 3  У 1 - i P ш т . Г р м л е и

1 5 К о м п е н с а т о р  y W W i / Z - L ш т . д л я  к р а -
1 6 Т р о л л е й н ы й  у к а з а • Н о В

т е л ь  K Z 7 i y z - i шт.
С 5 о р о ч н и е  единицы

17 H.407-Z6Z-0ZO УстаноВка сВ ет а -

фора на шинопроВоЪе i - шт.
V8 4.407-Z6Z-Q18 УстаноВка кронштейна i O - шт. изделия
/5 Ц.Ч07-135-010 Комплект усганоВки ИЭЗ

ЯшикоВ а руоильникаш i i шт.

т 5.к07-6В.1.50МЧ УстаноВка кронштейна - i k шт.
и 5.407  s z . i . z o o m u . УстаноВка компенсатора - i шт.
г г 5 . ш ^ 8 3 . г ч о м ч У с т а н о в к а  троллей' 

него указат еля - i шт. 1

*&мКОНТР
ш т
гип
т То
ст-инж

АНИАОБ
>0ЁМ

шммн
Й Ш М ШШТГ
ш и р о к а

Ш р

Qcu**i

ТП 9 0 2 -5 -Ц 7 .В 7 ЗМ

Корпус ОбтожИЬАНИА ОСАДКА 
СТОЧНЫХ ЩС БЦЕНТЦИфтМИ
ц огш-юои-оу 
ТГШш ГШШёТШОШТЩГ" 
О Б О р У Д О Ь А И И Я  И  П Р О К Л А Д К А  
КАБЕЛЯ • ( ПРОАОАЖеЦИБ)

шт Аист
28

Анетол

Ц НИИЭП 
ВДНЕРШ ОБОРТДОЕШ 

Г- MQCKRА
22447-0$ 3/
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Марка; 
поз. Ооозначепие НаименованиеЛол

маси
ед.кг

приме
чание

Грубо поливинил-
хпори&ная

41 а го
42 а го
43 с/зг
44 (350

Марка,
ПОЗ. Обозначение

I
11

№.
Мосса
ед.кг

Приме
чание

Марка
ЛОЗ. Овозначение Наименование Кол.

Масса
ед.кг

Приме
чание

1 ЛТП ! I 18 Ящик управления
мо гор лая подстанция 1 ~ ш я ш -s s i +

2 ККУ-1 1 1 19 ЯС Ящик сигнализации
установка / Я0Н950Т- 000Ч6УХЛ4 1

3 ШР'1 Шкаф силовойрасл-
ределителбнь/и 20 Ш-25.01-26. Ш-27.Ш-28.Ш-29 ЭКТ2д-25/380-5/7УХЛ 4 Уз
ШРП- 13 5 ОЧ-22 УЗ / 21 KMBt, КМВ2, кмвз КМ В 4 Пускателе

4 Ш Р-5 Шка(р сиоовоОрас• КМ05, КМВ6.КМВ7, KMBS НМЛ-12202 8
пределителбный 22 ЩЙ щит автоматизации 1
ШРП- 73505 -22УЗ / ЩШМ-600-1-У4-1Р30

5 UIP-P Wtcoqo силобойрас- 23 N 1т N5 Щит Кип 5
лределитепдньш ЩШ-ЗД -У4ТР30
ШРП- 73 SOP -22 УЗ / 24 m s rtS M s n s e g

!

6 Ш Р-3, Ш Р'4 шкаф силовой рас- П83-Ю/Н2 у356 5
пре Ре латентный 25 Клеммной коро ока 11/ю
ШРП- 7370Т-22УЗ 2 У614

7 ШУ-1, ШУ-ршу-З.ШЩШ’б шкаср управления S/3 26 КСК-8 N1,4243,45,414 Клеммная корооко
8 ЛУ Г, ПУ-2.ПУ-З.ПУ-Ч. ЛУ-5 Пульт управления Уз КОМПНКГ-

SSS&fflT N21, 49-1. 49-2 кск-л 9
9 М-25РУ-26М27.ЯУ-&.ЯУ2!, Ящик управления 27 КС К-16 N 1, 42 Клеммная коровка

$5102-3374УЗ 5 КС К’ 16 2
Ю РУ-ЗО. ЯУ-2/ Ящик управления 28 KCK-32N1 клеммная коровка

Я5111- 2674УХ04 КСК-32 1
11 ЯУ9.ЯУ/О.ЯУЦ ЯУ-12 ЯУ-/3 Ящик управления 29 Стойка КН50УЗ 30

Я5111- 3274УХЛ4 5 30 Стойко к  П53УЗ 100
12 Я У-Тб, ЯУ-П ЯУ-/р ЯУ-Ц ЯУ-20 Ящик управления 31 полка к л во уз 400

Я5П1-3774УХР4 5 32 Полка к  П61 УЗ во
13 Я У-6. РУ-8 Ящик управления 33 НЛ Сирена СС-/ Уз

Я0И5901-3274СУХЛ4 2 34 ввод гивкий —

14 ЯУ-14 Ящик Управления К 1082УЗ *%}
Я он5901- 36 7 4 35 Ввод гивкий
сухлч 1 К/088УЗ /0/6

15 Я У- п2 Ящик управления 36 Лоток НА1 0 -ПЗУЗ 2$&ем
Я8111- 3474УХЛч 1 37 Труда полиэтилена-

16 ЯУ-П1ЯУ-Л1 Ящик управления КОЛГ/TAiЛ ГКО вал d20
9STU- 3574УГЛУ 2 38 <325

17 РУ- 2 2 . Я у-23. Я У 2 У Ящик управлений 33 <350
Я 5 Т10- 3474УХ Л 4 3 40 063

В числителе - Вариант с 5-то центртруго/ци 
В знс//иен<у/г?е/?е- В&рианпг? с  3-мл с^енпрц^утал/и.

пРи*ямж

H H B . N 1

НйЧ-ОТП
н. КОНТР-
ГЛ.СЛЕЦ
гип
P-УК ГР
Те хн и к

Цянилов

ГОАЬЦМРН
ПОСТНИКОВР
60Е8Й
МЕновщнгсДа

m  9 0 2 - 5 - Ц 7 . 8 7 Э М

КОрПУС ОБЕЗВОЖИВАНИЯ ОСРДО 
СТОЧНЫХ 80Д С 5цЕНТРНФ«ГЯМИ 

ОГШ -1001К-О1

ЗГШ!] ИНГИ К Е Ш
2 9

Копировал-. Йнгнпава

ПАЙН РАСПОЛОЖЕНИЯ ЗЛБКТР0060 
РИДОВЙНИЯ И ПрОКЛЯДКВ 
КЙОЕЛЯ. (ОКОНЧЯНИЕ).

Ц М Н Н З П
ИНЖЕНЕРНОГО 060РОД08Ш

“ МССКбЯ
2 2 W - o ^  З г  <рОрм0Т 0 2
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*  для корпуса обгзёож и& ания  
осадка сточных Sod с  
цент риф угами.

Мерка
поз. Обозначение. Наименование Кол

Массе
ед.кг Прим ay.

/ Комплектная транаро, ’ 1
моторная подстанция
К7П-БЗО-£?6,4-МУЗ
Хмельницкого заёода

£ Устаноёка конден- 1

сат орная

У м н -о .зг -зо о -т з

£ * Устаноёка кон- 1
дснса тор ная
УКЛН-0,38- /ЗО-ЗОУЗ

Т П  9 0 2 - 5 - 4 7 . 8 7  ЭМ
/ ^

Ш о й Д А Н И Л О В 1иЛлА

Привязан Н-контр П о с т н и ш / - корпус обезвоживания ОСАДКА 
С Т О Ч Н Ы Х  В О Д  С Б Ц Е Н Т р И ф У Г А *  
М И  О ГШ  1 0 0 1  К  ~ 0 4

ш ш .1ш ж т ш ж
ГЛ С П ЕЦ Г О Л Ь Ш П А Н й 1 30Т И П Постникова
Рук.гр. Б О Е В А М л К Т П - 6 3 0 .  У С Т А Н О В К А  

Э Л Е К Т Р О О Б О Р У Д О В А Н И Я  
П Л А Н  И  Р А З Р Е З Ы

Ц Н И И Э 1  I
И И К Е М Д ^ К О Д О И М Ш !о т -и н ж Осипова ихШ ь-

1 И п В г Г 1 _____ U .T E X ЧЕРНЫШЕВ
гг**п-05 зз
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i  Заземляю щ ее у ст р о й ст б а  бы пол -  

няет ся 6  соот ёет ст ёц ц с глаёой 
Т -7 , ПУЗ iSESr

£. Общее сопротиёление зазем ляю 
щ его конт ура не долж но превы
ш ат ь T/JL Ом

Д Требуемое сопротиёление должно 
быть обеспечено б  любое бремя года.

4. Заземление металлоконструкции под 

электрооборудование осущ ест бляет ся  
от осноёной магистрали и ёыпол ня
ет ся полосовой ст а ль но £ 5  *У. 

б & помещ ении КТО S качестёе м а 
гист ралей заземления использую т 
ся закл ад н ы е детали для у с т а н о в к и  
КТП и крепления кабельных конст рукций  

£. L— /  - Заполняется при привязке проекта.

Поз.
Обозначение 

или тип изделия Наименоёание Ед
изм. Кол. Примеч.

Внутренний контур заземления

1 --------- 7 * - Сталь полосоёая
£ 5 *4 М £17

£ - X -------- К - Констрчкции металла•
ческие использиемые
£ качестёе магистралей
Заземления — -

Нарчтный контур заземления.
3 -7 * ----------7 ^ - Сталь полосоёаяШ* 0 м П 7

н О Э лектрод р / —У мм шт. Г 7

ТП 9 0 2 - S - 4 7 . S 7  ЭМ
. /Г.тш. ДАНИЛОВ

П р и в т н H.miD ПОИНИШ! Корпус ОШ  60 АН ИД ОСАДКА 
СТОЧНЫХ BOA t S ЦЕНТРИФУГА* 
МИ ОГШ 1004 К -0-1

СТА АИД ЛИП Листов
гл-cntu ГОЛЬЦМАН р 3/тип Постников
h u p - БОЕВА МП* 650

з а з е м л е н и е . План
цнииэл

ИНШШОГООтчДОЩИ) г М о т д
П И Н * ОСИПОВА Ормл

инвы* СТ-ТЕХН Ш Ш ш Ш
22447"05 34
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Ведомость  р а б о ч и х ' ч е р т е ж е й  основного к о м п л е к т а  Ве д о м о с т ь  с с ы л о ч н ы х  и п р и л а г а е м ы х  д о к у м е н т о в  Основ ные  т е х н и ч е с к и е  показатели
м а р к и  эо

Аист Наименование Примечание
00-4 Общие данные

30 -3 Электрическое освещение. План
НА ОТМ. 0.000', в ОСЯХ 1т И , 0ТМ.-2.Ч00
•г. 500

90-3 Электрическое освещение, план
на отм. 0.000; в ОСЯХ 9+Н.ОТМ.3.600

эо-ч ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ОСВЕЩЕНИЕ. ПЛАН НА ОТМ. 0.000
В ОСЯХ lf9 НА ОТМ. -2.400',-2,500.

30-5 Электрическое освещение.План наотм.о.ооо
В ОСЯХ 7+9 НА ОТМ. 3.S0O

Об о з н а ч е н и е Н а и м е н о в а н и е примечание

5.Ч07-БЧ Установка одиночных навесных и
протяжных ЯЩИКОВ,КОРОБОК сЗАШИ-
МАМИ И ЩИТКОВ ОСВЕЩЕНИЯ И
ТО КО ПРОВОДЫ.

5.407-19.А181. Установка одиночных светильни-
ков с лампами НАКАЛИВАНИЯ.

АБ25 Установка взрывозацнщенных Примени-
СВЕТИЛЬНИКОВ С ЛАМПАМИ НАКААНВА*ТЕЛЬНО
НИЯ ВО 8ЭРЫ80АПАСИЫХ ЗОНАХ

Ч.Ч07-23Б. А142 УСТАНОВКА СВЕТИЛЬНИКОВ С ЛЮМИ**
НЕСЦЕНГНЫМИ ЛАМПАМИ НА ЖЕЛЕЗО-
БЕТОННЫХ ФЕРМАХ Н ПЕРЕКРЫТИЯХ.

Ч. 407-199 АИ9А Прокладка осветительных электро-
ПРОВОДОК ИА ТРОСАХ И УСТАНОВКА
СВЕТИЛЬНИКОВ С ЛАМПАМИ НАКАЛИ-
ВАНИЯ.
ПРИЛАГАЕМЫЕ ДОКУМЕНТЫ.

зо.со СПЕЦИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ И
АЛЬБОМУ! МАТЕРИАЛОВ К ОСНОВНОМУ КОМП-

ЛЕКТУ ЧЕРТЕЖЕЙ МАРКИ ЭО

30. вм. Ведомость потребности в материалах
Альбом Щ К ОСНОВНОМУ КОМПЛЕКТ ЧЕРТЕЖЕЙ

МАРКИ ЭО

Наименование Едизм. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
УСТАНОВЛЕННАЯ МОЩНОСТЬ РАБОЧЕГО
ОСВЕЩЕНИЯ КВТ 20.63/te
УСТАНОВЛЕННАЯ МОЩНОСТЬ ЭВАКУА-
ЦИО ИНОГО ОСВЕЩЕНИЯ КВТ 6,0/5.46
ОСВЕЩЕМАЯ ПЛОЩАДЬ м2 2304/20IG
ЧИСЛО УСТАНОВЛЕННЫХ СВЕТИЛЬНИКОВ ыт )90 /180
ЧИСЛО ШТЕПСЕЛЬНЫХ РОЗЕТОК ы т 26

*
В числителе стоят донные для бори о нто с S-/0 центрифу

гами. знаменателе -  е д  центрифугами.

Рабочие чертежи основного комплекта марки
30 ВЫПОЛНЕНЫ В СООТВЕТСТВИИ С ДЕЙСТВУЮЩИМИ СТРОИТЕЛЬНЫМИ НОРМАМИ И ПРАВИЛАМИ И ПРЕ
ДУСМАТРИВАЮТ ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ, 
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ БЕЗОПАСНОСТЬ ПРИ 
СОБЛЮДЕНИИ УСТАНОВЛЕННЫХ ПРАВИЛ 
БЕЗОПАСНОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЗДАНИЯ
Гл а вн ы й  и н ж е н е р  п р о е к т а  /  /Золотовская/

_______________________
ПРИВЯЗАН*.

\____t z
Гннв.№ 1 ~

ТП 909-5-47.87 э°

НАЧ.ОТА. ДАНИЛОВ 1 КОРПУС О Б Е З В О Ж И В А Н И Я  
ОСАДКА СТОЧНЫ Х ВОД с 5 
Ц ЕН Т Р И Ф У ГА М И  О Г Ш - 100IK-01 j

Ш!И ШмШ mm»i«
Н. КОНТР золотовекля Р 1 5
ГА. СПЕЦ ГОЛЫШАМ
рук.гК МАТВЕЕВА

Об щ и е  д а н н ы е
Ц Н И И Э П  

МЖЕНЕРНОГОвИРШВАНЮ 
Г. М О СКВ А

инж. ГРНЦЫНА
ПРОВЕР МАТВЕЕВА tr' 1

ZZtiW-OS 35
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П Л А Н  Н А  О Т М . 0 . 0 0 0
п>г-Аввг-as

5 4600

П Л А Н  Н А  О ТМ .-2.М Ю ;-2,500

з*юо_
<ппоз г .б __
уП/n О Т М .  0,450

□ в  Ф  ф  и в  Ш 2
30лкГ̂ ^ :̂

II Е Ш П  <\

■ f e  н г п и -  юо-г»*хг к 98б  J

u ' *Lf 5
Го7- АВВГ- ?.5ск 

— — — (Й>*—— —• (Й»—̂  —

тЯ Rhl

, j£l£LA£er£5.1 с отм. Mnfm П*1РО 
ДХГрБЗАМГ.гТ) о.ооо "ППОЗ 30л к^500\

•т> =•—0*~ —  — Ф—---- :.о >~  — — —  —р«-------
А \ Г р8-АВВГ-2Бск ~

\ п ш

Д анные о групповых щ итках  с автом атическим и  вы клю чателями

Но м е р
щ и т к а

Т и п У с т а н о в 
л е н н а я
мощность

КВТ

Н о м е р а  а в т о м а т и ч е с к и х
В Ы К Л Ю Ч А Т Е Л Е Й

ТОК РАСЦЕ
ПИТЕЛЯ

О д н о п о л ю с 
н ы е

Т р е х п о л ю с -
Н Ы Е Н А

ВВОЛЕ
НА

ЛИНИЯХ
З а н я 
тые

Резерв
н ы е

За н я 
тые

Резерв
н ы е

Щ01 Я0У85О2 В.0 1*)0 11-42 - - - 16
Щ02 Я0У8502 S.31 1 *8 9+12 - - - 16
ЩОЗ ЯОУ 850-1 6,37 1 *6 - - — - 16
Щ АО Я0У850-1 6.0 1 *7 8+12 - - - 16

Вбаомость  у з л о в  у с т а н о в к и  э л е к т р и ч е с к о г о  о б о р у д о в а н и я  н а
ПЛАНЕ РАСПОЛОЖЕНИЯ.

Поз. Обозначение Наименование Кол. Примеч.

1. ПО ТИПУ 5407-64. -130 МЧ Установка осветительного щитка 4 примени*
ЯОУ'850 НА СТЕНЕ ТЕЛЬНО

2. 5.407 4 9  п <6 Установка светильников нсшиоо W

НА РЕЗЬБЕ ПОЛ ПЕРЕКРЫТИЕМ ИЗ
ПУСТОТНЫХ плит.

ъ 5407- 19 Л. 16 Установка светильников НСП20-500 9

НА РЕЗЬБЕ ПОЛ ПЕРЕКРЫТИЕМ ИЗ
ПУСТОТНЫХ ПЛИТ

4.407- 236 -070 Линия из коробов кл-1. 1 - 6 м 2

4.407- 236 - 071 ЛИНИЯ ИЗ К0РОБО8 КЛ-2 Ь = 6м X .

по типу 4.407-199-89 Линий лля подвески кабеля АВВГ 2 Примени-

исп. 4. матросе длиной 42м ТЕЛЬНО
ПРИМЕНИ-по типу 4.407- 199-89. исп.2. Линий для кабеля АВВГ; L--12м 1

по типу 4.407-199-44 исп. 4 Крепление концевое к колонне 6 ТЕЛЬНО

по типу 4.407-199-45 исп.4 Крепление промежуточное к 13
колонне

ПО ТИПУ 4.4Q7- 236- 004 Крепление коробов кл к пустотным 30
плитам.

Ко п и р о в а л  Б р е м ч б н к о

ИНЖШРНОО)1060«ADW4«
t*. ? '--Г ~~

ггкь7-05Г ?$ формата2
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H/icjh на отм. 0.000
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Экспликация по мет  е н и й

Напряж ение сети освещения : общего рабочего и. 
эВакуационНОЮ 330/ZZDB, переносного - Э€&
Для ав ар и й н о го  осВешения предусмотр ен п е
реносной аккум  иля торный светильник.
Питание сетей рааочего и эВакуанионного освещения 

за  просктироВан о от распргЪг ли тельных ичсафоРП2,нЭ1

ГруппоВые сети Выполнены кобелем ЛЬЪГ, прок л а - 
дыВаемым на скобок проВоЪом ЯПРЪ-скрыто, под сло
ем штукатурки, проВоЪом АПВ-В йишп-ык трубах, кабелем 
JBBT- на тросе. Питающие сети Выполнены кабелем АЬВГ- 
на прориле. Для зан ул ени я  элементов электрооЪору - 
3оВания используется нулеВой проВод рабочей сети.

% И а а м е н о В а н  а е

1 М а ш и н н ы й  з а л  ц е н т р и ф у г

Z О т д е л е н и е  р л о к у л я н  т а .

3 Т а м б ч о

н д е с т и  о ю л ь
5 н а р  к л е т к а  __
6 С у ш к а  с  п е ч  о д е ж д ы  и  о б у В и .

7 М о й к а  о б  и  В  и .

8 Т е п л о  В о й  у з е л

3 К Т П

*0 Операторе ка я
И О л у ж е р н о е  п о м е щ е н и е  _

< Z Х о э я й с  г  В е н н ы е  к л а д о В ы е

О Ж е н с к а я  у б о р н а я

1 ч Ж е н с к и й  г а р д е р о б  с п е й  а д  е л с д ы

1 5 Ж е н с к а я  д ц ш е В а я

1 6 Ж е н с к и й  г а р д е р о б  у л и ч н о й

и д о м а ш н е й  о д е ж д ы

П К о р и д о р ы

1 S КлаВобая грязного Ъ е л ь я

13 П р и т о ч н а я  В е н т к а м е р а .

Ю Ь ы т я ж н а я  В е н  т к а н  е р а

Z 1 М у ж с к а я  у б о р н а я

Z Z М у ж с к о й  г а р д е р о б

с п е ц о д е ж д ы

1 3 М ц ж с к а я  Ъ ц ш е В а я

7М М у ж с к о й  г а р д е р о б  и л и ч н о й

и  д о м а ш н е й  о д е ж д ы

Z 5 Комната коз.персонала
Z 6 К р а с н ы й  у г о л о к

П К о м н а т а  п р и е м а  п и щ и .

12> К о н н о т а  н а ч а л ь  н и  ка
13 Кп а д о В а я  ч и с т о г о  б е л ь я

ТППШГшГ

Щ ИТ

ш ш
Ш т
т л
1ШЖ_
M l

А диилоь
шомкш

r t i & b h  с

мотовото-^г»

ТП 302-5-̂ 7. S7 3Q

Ш н Г Ш Т ы ш т Ж
ОСАДКА ЬН1ЧНШ БОАС 
ЦЕНТ ЦИфЧГАМП ОШ 4004 к-о*
ШКТЦИЧЕШ1Е ОСВЕЩЕНИЕ 
ПАЙН НА ОТМ О-ООО Е осах 

9-гИ НА 0TM.V60Q

СТАДИИ Аист лист

ц н и и э а  
мшнвдиоюомцмшн: 

\ мост
Z2M7-0S  37



П Л А Н  Н А  d i m . 0 . 0 0 0

1=ч
zоu>
ja
чс
<С

Гр2-АВВГ-2,5ск ГрЗЗ АВВГ-2,5
_______ \~'НА ТРОСЕ \ НА ТРОСЕ ~  ___

А А \ m 2 O ~ t 2  (986 А I *

ПЛАН НА отм. -£ liD 0 ;-a5D 0.

х

Д а н н ы е  о групповы х щ и т к а х  с  а в т о м а т и ч е с к и м и  в ы к л ю ш е -  
- а я м и .

Н о м е р
щ и т к а

Тип У с т а н о в
Л Е Н Н А Я
мощной

КВТ

Н о м е р а  а в т о м а т и ч е с к и х  
В Ы К Л Ю Ч А Т Е Л Е Й

Ток р а с ц е п и 
т е л я

О д н о п о л ю с 
н ы е

Т Р Е Х П О Л Ю С *
Н Ы Е НА

ВВОДЕ
НА

ЛИНИЯХ
За н я 
т ы е

Ре з е р в 
н ы е

З а н я 
т ы е

Ре з е р в
Н Ы Е

що4 8048502 6.Т0 4 т 40 (ir\Z - - - 46
Щ 0 2 Я0У8502 5,34 И В - - - <6
Щ О З Я О У  85□< 6,37 Н 6 - - - - 46
Щ А О Я098501 5.46 4VT Вт 42 - - - 46

В л р И А Н Г  С 3  ЦЕНТрНфУГЛНН

Ведом о сть  узлов  установки электрического о бо рудо ва н ия  н а  
ПЛАНЕ РАСПОЛОЖЕНИЯ.

Поз. Об о з н а ч е н и е Н а и м е н о в а н и е Кол Примем

4 п о  Т И П У  5 407-64.430 мч. У с т а н о в к а  о с в е т и т е л ь н о г о  щ и т к а 4 П р и м е н и

Я 0 У - 8 5 0 0  Н А  С Т Е Н Е т е л ь н о

2 5.407-19 п 46. У с т а н о в к а  с в е т и л ь н и к а  НСПИ-400 40
НА  Р Е З Ь Б Е  ПОД П Е Р Е К Р Ы Т И Е М  ИЗ
п у с т о т н ы х  п л и т

3 S.4Q7- 19 П. 46 У с т а н о в к а  с в е т и л ь н и к а  псп20-500 9
НА РЕЗЬБЕ ПОД П Е Р Е К Р Ы Т И Е М  ИЗ П У С -

тогных плит

ч. по Т И П У  А 6 2 5 - 0 3 - 0 0 - 0 0 У с т а н о в к а  с в е т и л ь н и к о в  нс л 20-500 6 йгтоташ
НИБКРОД1-

ИА К Р О Н Ш Т Е Й Н Е  С ВЫЛЕ ТО М 4 И ТЕЙНОВ ПО 
ЛИЧНОМУ
ЧЕРТЕЖ У-

5 4.407- 236-070 Линия ИЗ КО РО Б О В  К Л -4  Ь ' б м 2
6 4 . 4 0 7 -  2 3 6 - 0*Н Линий ИЗ К О Р О Б О В  КЛ-2 L = 6 m 2

Примени
тельно7 потмпу 4.407-499-89 исп.4 Линия ДЛЯ К А Б Е Л Я  АВВГ Ь * 3 0 м 2

8 по т и п у  4.407-499*89 исп.2 Линия ЛАЯ К А Б Е Л Я  АВВГ L-42M 4 примени
т е л ь н о

9 по типу 4.407-499-44 мсп.4 К р е п л е н и е  к о н ц е в о е  к  к о л о н н е 6
Ш па т и п у  4.407-499-45 мсп.4 Кр е п л е н и е  п р о м е ж у т о ч н о е  к 9

к о л о н н е

и по типу 4.407- 236-004 К р е п л е н и е  к о р о б о в  К/1 к 30
П У С Т О Т Н Ы М  П Л И Т А М .

тп 902-5 -47. S7 90

п р и в я з а н

ш ж

НШПА
ЯШ1Р_
Рукгр.
И н ж е н

Да н и л о в
Зрлотрвскю
Матвеева
ш ш а

2 ^
at— 

<ЗУш*с'

К о р п у с  о б е з в о ж и в а н и я  о с а д к а
СТОЧНЫХ В0ДС 5 ЦЕНТРИФУГА ИИ
огшчоо4к-а4

1Й&Ш  И 1 Й 1 1 Ш Ш » М

ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ О С В Е Щ Е Н И Е
П л а н  н а  о т м . о д о о  в  о с я хМ\ о т м - а ч о о ;-  2.500. №КШ!

Ц Н Й И Э П
МЕРНОГО ОЬОРУДМ_L£LQI£ЦРУДОВАШ

Копировал Epemwehko 22<t*n-os Э8 Формат А2
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План на отН-О.000

ГрМяппв-гЗскр

План н а  о т м .  3.600

t >

ZMJL

.. . J OQAt-Gfii. 8(1*40)43' J c n o z  2.5  
В коробе Kft~i

Экспликация пом еш ен а й

Напряжение сети освещения *. общего р а б о ч е г о  и- 
эВакуационного Зво/ZZDB. переносного  -  3 6 В  
Для- а в а р и й н о г о  осВгщен  ия предусмотри н п е - 
реноснои а к к у м у л я т о р н ы й  сВетильник.
Пит ание с е т е й  рабо чего  и э в а ку а ц и о н н о г о  осВещ ения  
Эаузоект ираВано от распределит ельного ш касра н £ ,

/О

У5

И
<Ъ
43

Ш

гг

гз
гч

is
16
и

zs
гз

Н аи м ен о В ан и е

Машинный зал центрифуг. 
Отделение ф/окулянто.

Ьестибюль
Дестни ч н а  я кл ет ка

Сушка спеиодежды и обуВи
М ойка  обуВи

ТеплоВай у з е л
К Т П ..........
О перат орская  

СлужеЪн о е п о м е щ е н и е  

ХозяйстВенны е  киаЗ о Вы е 
Ж енская  уборная  

Женский гардероб спецадеждь 

Ж енская д у ш е бая 
Женский гардероб уличной  

и д о м аш ней  оделсды
Коридоры

КладоВая грязного белья ___

Приточная Венткамера
дыгяжн а я Венткам ера
Мужская уборная  

Мужской гардероб спец - 
Одежды
Мужская дцш еВая

Мужской гардероб уличной
и домашней одеж ды
Комната х оз. персонала

Красный ц ю л о к
Комната приема пиши  ' __

Коммага начальника

КладоВая чисто г.о белья

ионт с 3 центрифугами

^ппоВые сети Выполнены кабелем  ДЬдГ} прокла  
ыВаемым на скобо/х, проВодом ДЛПВ- скрыто, подПик . . . .  . .  ,  ,  р ,  . . .

е м  штукатурки, проВодом J O B -В Винип-ык труба*. К а б е л е м  
АЬЬГ-  на тросе Питающие сети Выполнены' кабелем Л д дГ - 
на Д л я  з а н у л е н и я  э л ем ен т о В  эл ект р о о б о р у-
до Вани я использует ся н у ж н ы й  проВод р а б о ч е й  сети.

ГривяаАн

НИВ-Н0

НАША
КОНТР

!!иЖ
M tL
Д т

А а н н а о в  
ipioio ША2
МА1ВШЯГрлЦЫЯА
ЗОАОТОЦЩ

ТП 9 0 2 '5 ~ Л 1 Л 1 30

«4̂ 3̂  Их.
_

№ Ш № ^
ФУГАМИ ОГЩ-ЮО1K-0-I
■ ШГрИШОf Qt&CUj£«И£, вПЛАН НА 0TM-0.00050СЛХ7̂В 
на am 3.600

П ЗЖ Ш ЯШ Ш 1
н м
и г н и  н э п

ЕН1 .....................ии/кш рнм ш рщ нм ! г Москаа
г г « « 7 -05 ээ
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Ведомость ч е р т е ж е й  основного к о м п л е к т а

Аист На и м е н о в а н и е п р и м е ч а н и е

ATX-I Общие д а н н ы е
АТХ-2 Сх е м а  а в т о м а т и з а ц и и . ( Н а ч а л о )
АТХ-3 Сх е м а  а в т о м а т и з а ц и и  ( о к о н ч а н и е ) -
АТХ-Ч Сх е м а  а в т о м а т и з а ц и и  п р и т о ч н о й  с и с т е -

М Ы  П-(. П-2.
АТ Х -5 Сх е м а  э л е к т р и ч е с к а я  п р и н ц и п и а л ь н а я  у п р а в -

Л Е Н И Я  П Р И Т О Ч Н О Й  С И С Т Е М О Й  Ш.ПЛПЙ
( Н А Ч А Л О ) .

АТХ-6 Сх е м а  э л е к т р и ч е с к а я  п р и н ц и п и а л ь н а я

У П Р А В Л Е Н И Я  П Р И Т О Ч Н О Й  С И С Т Е М О Й
ni.nV. П2 ( П Р О Д О Л Ж Е Н И Е )

А Т Х - 7 С х е м а  э л е к т р и ч е с к а я  п р и н ц и п и а л ь н а я

У П Р А В Л Е Н И Я  П Р И Т О Ч Н О Й  С И С Т Е М О Й  М, ПГ,П2
( П Р О Д О Л Ж Е Н И Е ) .

ЛТХ-8 С х е м а  э л е к т р и ч е с к а я  п р и н ц и п и а л ь н а я  у п р а в -
Л Е Н И Я  П Р И Т О Ч Н О Й  С И С Т Е М О Й  П | .  П4* П 2
( О К О Н Ч А Н И Е )

АТХ-9 Сх е м а  р а с п р е д е л и т е л ь н о й  с е т и  и

С Х Е М А  р е г у л и р о в а н и я  ( н а ч а л о )
ATX-10 Сх е м а  р а с п р е д е л и т е л ь н о й  с е т и  и

С Х Е М А  Р Е Г У Л И Р О В А Н И Я  ( О К О Н Ч А Н И Е )

АТХ-II Сх е м а  э л е к т р и ч е с к а я  п р и н ц и п и а л ь н а я

А В А Р И Й Н О Й  С И Г Н А Л И З А Ц И И
ATX-I2 С Х Е М А  С О Е Д И Н Е Н И Я  В Н Е Ш Н И Х  П Р О В О Д О К

( Н А Ч А Л О )
ATX-I3 Сх е м а  с о е д и н е н и я  в н е ш н и х  п р о в о л о к .

( О К О Н Ч А Н И Е )
АТХ-1Ч С х е м а  п о д к л ю ч е н и я  в н е ш н и х  п р о в о д о к

( Н А Ч А Л О )
АТХЧ5 С д Г Е М А  П О Д К Л Ю Ч Е Н И Я  В Н Е Ш Н И Х  П Р О В О Д О К .

( О К О Н Ч А Н И Е )
АТХЧ6 П л а н  р а с п о л о ж е н и я  ( н а ч а л о )
АТХ-17 П л а н  р а с п о л о ж е н и я  ( п р о д о л ж е н и е )
АТХ-1В П л а н  р а с п о л о ж е н и я  ( о к о н ч а н и е )

рабочие чертежи основного комплекта марка АТХ
В Ы П О Л Н Е Н Ы  В С О О Т В Е Т С Т В И И  С Д Е Й С Т В У Ю Щ И М  Н 
С Т Р О И Т Е Л Ь Н Ы М И  Н О Р М А М И  И П Р А В И Л А М И  И  

П Р Е Д У С М А Т Р И В А Ю Т  Т Е Х Н И Ч Е С К И Е  Р Е Ы Е Н Н Я , О Б Е С П Е 
Ч И В А Ю Щ И Е  Б Е З О П А С Н О С Т Ь  П Р И  С О Б Л Ю Д Е Н И И  
У С Т А Н О В Л Е Н Н Ы Х  ,  П Р А В И Л  Б Е З О П А С Н О С Т И  Э К С П Л У 
А Т А Ц И И  З Д А Н И И

Г л а в н ы й  и н ж е н е р  п р о е к т а  / П о с т н и к о в а /

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

О б о з н а ч е н и е На и м е н о в а н и е Примечание

С с ы л о ч н ы е  д о к у м е н т ы

ГОС Т 21. Ч 0 Ч - В 5 О б о з н а ч е н и я  у с л о в н ы е

п р и б о р о в  и С Р Е Д С Т В
а в т о м а т и з а ц и и  в  с х е м а х

4 . 4 0 7 - 2 5 5  А 155 Узлы И Д Е Т А Л И  Д Л Я  П р о -
К Л А Д К И  К А Б Е Л Е Й

Се р и я  7.90И.В0 А в т о м а т и з а ц и я ,  Ч П Р Д В Л Е -
7 . 9 0 М . В 2 н ие  и э л е к т р о о б о р у д о в а н и е

О Ч И С Т Н Ы Х  В О Д О П Р О В О Д Н Ы Х
и к а н а л и з а ц и о н н ы х  с с о р у -
Ж Е Н И Н  Н А  Т И П О В Ы Х  НКУ .
В ы п у с к  D J . I

п р и л а г а е м ы е  д о к у м е н т ы

Атх-вм А л ь б о м  yjj В е д о м о с т ь  п о т р е б н о с т и  в

М А Т Е Р И А Л А Х
Атх-со.А л ь б о м  v i С п е ц и ф и к а ц и я  о б о р у д о в а н и я

A T X - 3 - .V 1  АЛ Ь Б О М  i Щ и т  а в т о м а т и з а ц и и . Д а н н ы е

д л я  р а з р а б о т к и  з а д а н и я  н а

и з г о т о в л е н и е  щ и т а

т ъ ъ г  А л ь б о м у 1 д и т  кипN i . Д а н н ы е  д л я  р а з *
р а б о т к и  з а д а н и я  н а  и з г о т о в л е

Н Н Е  щ и т а

ПРИВЯЗАН

IHHB.N? I
ТП. 9 0 2 -5 -4 7 .8 7  АТХ

Ш Ш ЦШ Ш Ж ИйШ  
пгш тр  шттшя E r a s
Г?ТШЧГШЛигМ1ШЭТ«!Я

В Я Л Г Д  1
ЦЕНТРИФУГАМИ 0ГЫ1001К-О(

аш яа е ш я  ь ш и я  ■

Е Ш 1 Я |
II h—  ilППЧ1 М1 im \
I I I  Ad И | | П И И 1 1<— Об щ и е  д а н н ы е

ц н и и э п
ИНЖЕНЕРНОГО ОБОРУДОВАИКЯ 
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Предусмотрено:
1- Регулирование температуры.
е. С блокированое с приточным вентилятором открытие ( закры т ие) заслонки. 

Н ару ж  но го в  о в духе/.
3. В вт ом ат ическое подклю чение системы регулирования при вклю чении 

приточного вент иля то pet.
V* З а и /и т а  ксу л  о риф ера от  зам о р аж и в ан и я .

Привязан
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Та 902-5- 47.87
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Диаграмма работы контак
тов регулятора температуры 1VT1

Схема управления регуляторами Венти
лятора м-Л2 аналогична схеме управления 
регуляторами Вентиляторов м-пю м-лг 
с изменениями согласно таблице

Диаграмма раооть/ конечных 
выключателей У£

аtx
з
с
8с
<ос

юся

Т М 8

О в о з-
н о ш е 
н и е

Т е м п е р а т у 
р а  п р и т о ч 
н о г о  в о з д у х а

0°С  Ш 1 в н  | 1 1 11 1 ! 1е ;

1 3

М ЭО - 6 .3

щ
V**5

I I

Положение клапа
на на теплоноси

теле
о т к р З а к р ы т

$01 6 * '
$02 2 4 я я ш ш ш ш ш С э

Лриеязян

HMB.NQ

LВ  в  о й  п и т а н и я  - * 2 2 0 8  S  *  / к В  Я

II
I

V '

н
I-

S-SF _ /SFI

\

t if , ш э 2'SFlк

§ |
схема m-s ягх-6 ЯГХ-7 РГХ-7 ЙТГ-&

11
8-R

Напряже
ние 3 22 0 2 2 0 2 2 0 гео 120

I I
I I*1

МОЩНОСТЬВт(ВЯ) 120 120 120 120 120
место „ установ

ки
Общие
цепи

Клстагн наг 
теплоноси

т еле

Клапан
наружного
Воздуха

Общие
цели

к/Галин Ни 
ПплоносиТСлеп поде среза

Позии,.
о о о з н . Н а и м е н о в а н и е К ол . П р и м е ч с / н и е

Щ и т  а в т о м а т и з а ц и и

1 У Г 1 р е г у л я т о р  т е м п е р а т у р ь /  м и к р о -

э л е к т р о н н ы й  г м # -~ 2 2 0 в  0 ° с + + ч о  %

5 0  м  С У 2 5  0 2 .2 0 0 .1 7 5 8 2 . 1

Q F в ы к л ю ч а т е л ь  а в т о м а т и ч е с к о й  В Я 1 Ч -2 6 -Щ -

-2 0 У Х Л Ч ; J o m c .  =  1 3  j h j  J h  =  Ч Я 1

1 - S P /
2 -  S F !в ы к л ю ч а т е л ь  а в т о м а т и ч е с к и й  в Я 1 Ч 2 6 '1 Ч -

-2 0 У Х Л Ч ; J o m c .  *  1 ,3  J H ;  J h *  / Л В

П о  м е с т у

У 2 и с п о л н и т е л ь н ы й  м е х а н и з м  м э о ~ 2 2 0 8 1
поставляется 
Я сантехнической
части проекта

Н И Ч .0Т П .
IU P HTE
Гл . С П Е Цтип
Р у  к . ГР-
С т т е х м

А Р М Н Л О В
б О Е В Й
Гольамйм
Постникова
)0ЕВЙ
<ЕрпышевДул*̂ -

ш
< > C 5 w

Т!П . 9 0 2 - 5 - ^ 7 . 8 7 ДТХ

К О Р П У С  О Б Е З В О Ж И В А Н И Я  
осядкя с то ч н ы х  в о д  с 5
Ц Е Н Т Р И Ф У Г Р М Ц  О Г Ц ]  Щ 0 1 К - 0 1  
« Е М Я  Э Л Е К Т Р И Ч Е С К О Й
П И П Л Ь Н В Я  ' 
т о ч н о й  с н е г ____ _____

/ПРОДОЛЖЕНИЕ)

р ш ^ ш п и ш т

ю р и ч е е к п я  п р и п а и  
У П Р А В Л Е Н И Я  п р и *  

С Т Е  м ы  ппп1';гГгIHAMPHUPt ' » ,,es

Pinцнннэп
ннмеиБРпого оборядовомы;
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Д иаграм м ы  р а о о т ы  ко н т акт  ороЗ

Электрогонтоктный 
т ерм ом ет р s/c/

Э лект рокант  акт ны й  
т ер м о м ет р  SK2

ТГП - ю о ж
Обозн.
КОНТ-

^наружного воздуха 
-50°с 1-8°С *501

1

I
Т 5 &1 Б ъ
1 ! *0
$ 1и ь
1 Г i i
<!§ <§ 8-°  §

С хем ы  приведены  
для Вентсистем л/, П1К 
Для ВентсистемыПЭ 
схема аналогична.

Д иаграм ма работ ы  конеч
ных Выключателей У1

Диаграмма работ ы  ко н т ак
тов реле врем ени /кг, 2КТ

МЗО- 40
у
8S| H к

он
так
та Положение заслон

ки наружного воз
ит кр. Закр-

SOI Б-G
7-8 Ш

Cnp940
J u r e 1141 Г "

Схема ВыВодоВ конт акт ов
реле Времени 1КТ(РВП72-3821-0094)

,РВП78-328/- ООУЧ
ооозн.
конт.

выдержка ори*. 
Ти*т. | Тпаузо\

27-88====|1И1И1
1S-/6

# •  не используется

Электро контакт - 
ньш термометр 

SK3

7777 -  /003КII t°  обратного 
теплоносителя 
0° te s v  <-tso‘

1 (---------- шшят

Г Г П -  / о  о  э к
QtfOiN.
Конт.

t° воздуха перед 
калорифером 
-SO°c t5°C *601 
1 1 1

1 Г " '  —

Лозиц.
ооозн. Н аим енование /Сол. примечи//.

Ще/т авт ом ат изации
/,2К7 Реле промежуточное РЛУ2- 052?о уз9
/.2X9 *  220В на 2з 2р конт. 0

1,2X8 Реле промежуто чное РДУ2-06222УЗ 9
^2206, НОс?з 2р, 2  л  конт. 2

/,2кг Реле Времени пневматическое
РВП 72-322/-ООУЧ ^220В 2

1,2-ХЧ Реле промежуточное рлу2 - о6222узд

**220В на £ з .2 р ,2 п  конт. 2

1.2HU Арматура сигнальной л ам л ь /с
зеленой линзой яс-220  ^220в5отц 2

1-SFS ВыклмчотелЬ автоматический
2-SF2 BR 44-2644-20 УХЛЧ;Эотс.« /-37н;Эн=ГД
/-SpX
S-SF3 У

Рлларат урсг по м е с т у
1,2-SKj Злехгроконгокгный термометр ггпчот

пределы показаний -SO°c-r +5о°с 2
1.2-SX2 Электроконтактный термометрТГП-Ш/

лредепы показаний 0°+  +/5П°с 2
1.26X3 Электроконтактный терможемрТГП-/ооэА

пределы показаний -50°с *+50°с
ifi-sae Кнопочный пост управления ПКЕ-212-2УЗ 2
Н2У1 исполнительный механизм *2206мэо 2
1698 Выключатель пакетный ПВ2-/0/Н2-У3 30 /

Привязки янилоБ
К
Г Л .С П Е Ц

ш ш т

гип
Голы ш и н
Постпикоя Я З ь * .
ш ш т ш м ' .
ЧЕРНЬ' W W fit.

ш
п н

т а  9 0 2 - 5 - Ш 7 ЯТХ

Корпус 06ЕЗвОЖИвЙНЦЯ0СВР»1Стойи4Лист" 
СТОЧНЫХ бод с 5 центрифугами 

ОГШ «Ю1К-ГН
С Х Е М А  Э Л Е К Т Р И Ч Е С К А ЯЯ в г л

Листов
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Рассматривать совместно с листом А т х - i ”

иг

Диаграм м а  работы Ди а г р а м м а  работы конечных
контакторов ТЕМПЕРАТУРЫ VT2 выключателей чз

Т М -8

Овоз-
Н А Ч Е Н

Ц Е П И

Те м п е р а т у р а
приточного

В О З Д Ч Х А  .  
О С  Н . Н 8 Н + 4 Л

1 1 ! 1 1 1 1 I
21 h— f— -1----- 1

13 1 (__ j
ШЖ

МЭО-БЗ
Обоз.
выкл

05ОВН

Ц Е П и

П О Л О Ж Е Н И Е  К Л А П А Н А  
Н А  Т Е П Л О Н О С И Т Е Л Е  

ОТКр. г  А КР.

5Q1 6 - 5 ' аржшжшяш^я
S Q 2 2 ' - 3 шшЬшжжжжшшц}

позиция
О Б О З н А Ч . I I A U M E H 0 8 A H U E Кол. ( I P U M E 4 A H U E

U l U T  А в Т О М А Т и З А Ц и и .

VT2 Ре г у л я т о р  т е м п е р а т у р ы  м ц к р о -
Э Л Е К Т Р О Н Н Ы Й  Т М 8 -  2 2 0 В .

Т 4  2 5 . 0 2 . 2 0 0 . 1 7 5 . 8 2 . i

S M Вы к л ю ч а т е л ь  Ш4-2б-м-гоухлч
- 2 2 0 . 1 н  I A ;  Т У 1 В . 6 А 1 . 0 0 4 - 8 3 . 1

По М Е С Т У

4 3 исполнительный мсшизм Заказывается  вин-
МЭО ~  220В. 1 технической чдсти

П Р И В Я З А Н

ш ж

И А Ч О Т А
.pSLlJ  
.ЩЩ.И Тип пс
Е Ж

A A H U A 0 B

М т Е Е в : .
п о п н и ш я
Ж Е ± № :Ш И В

ж
Т. п. 902*5-47.37

К О Р П У С  О Б Е З В О Ж И В А Н И Я  _ 
О С А Д К А  С Т О Ч Н Ы Е  ВОД С 5 
Ц Е Н Т Р И Ф У Г А М И  0 Г Щ ( 0 О 1 К - Р 1
Сх е м а  э л е к т р и ч е с к а я  п р и п а и
П И А Л Ь Н А Я  У П Р А В Л Е Н И Я  П Р И Т О Ч ' ‘ виетЕМоопшашчАнцЕТной

22W -OS  4 7  К О П И Р О В А Л - Х Ю П П Е Н Е Н

А Т Х

СТАД ИЯ Л И И л и с т о в

р &
Ц Н И И ;  

иншеиерного qsi
г  w o re !

э п
JWXOSA.UUl

Ф о р м а т  4 2
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Рассматривать совместно с ластом ДТХ-Ю.

ГП. 9 0 2 -5 -У Ш  m

ПРИВЯЬЯН 1

"
1 ЦНВ.Мо | _____

ШЧ-ОТйАЯнилов
Н. k q h t p J В о  e k q  
Г А .С П Е11 Г о л Ь и ш ш Р Й Г ^
1Ш1И|[ДЖВД1йаДа
1яж ан тасти ш а!
ПЗДЦ'.Ш It'll

г»ирчуь иьивсживяпмяосппет 
СТОЧНЫХ ВОД С О ЦЕнТРИфиГПМН 

ОГШ-IQQlK-Ot
Сх е м  я  р а с п р е д е л и т е л ь н о й

С Е Г И  И СХЕМА РЕГУЛИРО
ВАНИЯ {О К О Н Ч А Н И Е )

[гГПТГглйДГ11:1я<»]:1

ш е я У ^ и ^ й в в ш
Г. М О С К В А —

Z Z 4 4 1 - O S  4 8  Формат  Я2
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Щит

кип

Позиция
Тип

Приборы

Мощность
место,

устано&ки
измеряема*

с ре. 0 а

а ч
\)$F

4 1 ±
__

5 ?
Аз .TV

W
fids

f i n

$
h i

1 i
o£ 6 /

m f
>/

<3

\M

Щ б

J 3 h

I !  i f *

3 .

u k

1
>z

h  i f

oV 63

w

' f 3
Sj}

I n f *

о l  Cf

hL
[ ] [ ] i

M

w  6 3

M - 6 f
Первичный
— *1030-
гатель

Передающий t 
nptoSpoJO' регистри-

По месту

PM 60-0S

8ате л о
2 0 8 8

1 2 s

рцющир

288Л

Ш ит KUH м1
Ф у ra m

\/t s

set

Ful,

w

[ ] [ ] *
</ 1 
<>2 6 /

’u2 ^ j
) &

OV M

12a, 6

ЧерВиуный 
поеоброзо- 
Same ль

UP-SI
Передающий
Преобразо
ватель

► месту
2088

128
PH6Q-DB
При dap 
регистри
рующий

288Л
Щ ит  КПП м2

фу r a m

\Л1/

<fsHi

[ П Г

see

Fu3.

1
>£ ФХ

[ ]  [J

oV v3

ш .
/2 a 6

первичный 
преодразо- 
8am ель

UP-61
Передающий
преобразо-
Китель

По месту
говл

12В
РП-180-Р8 
Прибор 

регистры- 
Рчющий

28ВЛ
Щит КПП м3

фу ra m

12а 6
UP-81

ПерВичныо Угребающий 
------ ^ преобразо

вательme/tb

По месту
2П8Л

12В
РП-160-08
Прибор 
регистры• 
рун: щи О

Р88Л
щит КипмУ

Ф угат

12a d
UP-61 P/h/SO-Ol

ПерВичныО Передающий 
прообраза- преодразоВа- 
б а т е  ль т ень________

По месту
гозл

128

Прибор 
регистри
рующий

гввп
Щит ВЦП м S

Ф угат

Схема регурироВания подачи обезболенного осадка

Позиш* мое обоз 
начете Н аим ено8ание Кол, Примечание

Щ и т  KUn AflFAfF

SF Вы клю чат ель 8Л1Ч-2б-/П- 20ЛК Л й

-220В  ТУ<Б.ВНООЦ-£3,1н -4 /1 1
т т Щ ит ок элект ролит анияЭЩП-ZM S

ТУ ЗБ. 1270-23
Fu Зст аВ ка пла8каяВП28-11н-1/1 26

СХЕМА р A tПрЕДЕЛИТЕАЬНОУ 
СПИ И СХЕМА рЩЛИрОВА 
m i  (ОКОНЧАНИЕ)

Ц Н И И Э Г Т
шшрноюиврадш г моим



Й
Автомат

цепей
уп р а в л е н и я

Р еле
конт роля

напряжения

в дренаж- 
ном

приямке
н 1

врезервуаре 
(ру га т а

3  За/се 
песчаной 

П У Л Ь П Ы

Вбаке 

осад/со

В дрен аж  нал 
приям ке  

3 2

РВариЯ

цент риф уг

3-3
| 1

ni.ni*

П2

Резерв

РезерВ

N

X «V

w se/ о т  
г й  Ъ  725 КМ* JEV_[ |— _

кт
П

Реле отстройки 
от ложных 

сигналов
и С р аб ат ы в ан и е

сигнальном
реле

И Ь  U
КТ
Т  739

Ь- J 1 '"р 1 1 

К1
____п_____

Запоминание
сигнала

КЗ
3  . W ________П_____

Реле
ав ар и и

Снятие
ЗВукоЬого

сигнала
SBS ХЗ К2

-------iTT с— ГШ1------^ —
хз

и-Ш71---------^
»  Ъ т  

Ч В 1 1 ------------

свободные контакты

кг  хз
^ -------- Ш Б

КЗ
{ Щ

ПОЗ
обозн. Н аим енов ание tin Примечай.

Я Яшин сигнализации ЯС
90 09507- 
-0 0 0 4 6  УХЛЦ

SF
автоматически О вь/кл/о чате ЛЬ  
Я63-МГ. К.29. ТУШ. 532 110- 74 /

КНПКШ1
Реле сигнальное р у / -  ff-УЗ, о,5л  
постоянного тока, т у 16. 533:538'77 //

KV 
П К 2

Реле промежуточное рпл~гз/о*Ч; 
*2203. ТУ16. 523. 554 ~7В 3

КГ
Пневмо при ставка ЛВЛ /704 
ТУЮ- 523. 554- 78 1

S3
переключатель лкУЗ-/2и-УЗ 

схема ОЮЗ РУК. ре В. ТУ76-526. 047- 74 1

SB/
Кнопка ПКЕ 122- 1УЗ 13/р  
ТУГ6-526 . 276-78 /

S 82
Кнопка п ке  7 2 2 -1У5 молк, 

красн.. 737р. ТУ 76-526. 276- 78 /

3
Р езист ор /7 3 6 Р  ТОО, К 470 От 
Ю°/о . ГОСТ 6573- 66 /

Х1,Х2,ХЗ
блок 5 3 2 4 -й , 0/725’ В/В УЗ - 70 
ТУ /6 - 526 462- 79 3

хш .хз
Колодка торцевая, КТ 5У  

ГУ76- 526. 4 6 2 - 7В
3

Я ппаоат яоа п о  м е с /л у

НЙ Звонок эл ект рический f

ВВП- гео ТУ /В. 739. 059-76

Т.п. 902-5-<)7.87 атх
с~>~\

приеяэян

и не. по

№псщ1 iffisi
1 ж ш ш а а д щ ;г%а
ifiMiiil! KrAi-iMuUii ЬйЁЮ 
ИНДИИ
ШЗЯД р Й И | ( Ш й

Кор пус о б е з в о ж и в а н и я  осйдхя 
сточных вор, с 5 центрифугами 

0 Г Ш - Ю 0 1 К - О 1

Ш З П 1 0  Е $ П И 1  б П В Е П Е

м < П
схема э л е к т р и ч е с к и й  п р и н 
ц и п и а л ь н а  а в а р и й н о м
С И Г Н А Л И З А Ц И И

ЦП WНЭП
ннжШ р ног о оборудовали!
_____ ftJMflfcKflR_____

Копиройол: ЯнтипоВа 22447-05“ SO формат Й2
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Зануление электроойорудов(/ния выполнили/ 
согласно луэ - 95 л ./7.39

7/аименование 
параметра 

а место отбора

во в#, <ру г а/п, осадок.
4  а  в  л  е  /У и е 

У  а  л о р  у  о/ й л а т р у б а  к.
Давление /Температура Расков Давление

м г/.м зо \мб. м1 ми | пгу; м /з Ь.9м/пм//.н/гм/з\н/8.м/хм/4м/9,нго
утку или У 
установочное// 

чертежа Г  KV'3/3S'70 /Гаммлектмо с уен/лриуоуеой комплектно
t/r/J* //У

Позиция / О 7 I <? I $  I /У дР в  к /  | рке | в к
j f Г/ /%/

вР

/Па блица применение /

вариант с уста
новкой У 7в'/О.

Уаименонание
механизма н У  кабелей

■Центрируго м / КМ /в КМ/-5 КМ1-6 KM/-V

Центраруей Пв кмг-г К№’6 км г-бк  м м

Центрируеа /уз кмз-в КМЗ-5 кмз-в KMJ'V

Центрифуга m V КМ/'2 КТ1Ф6 СМЧ'6 КМЧ'Ч

Ценгрируго m/S Kns-e КМ5-5 KMS-S КМ5-Ч

Наименование НК
механизма /абслео

ч
Раса/
М85 кнгз-j

Насос
мгб снггз
Насос
ме7 КМ37-3

1
' Насос 

мгз км г 83

I
Носас
М2$ кмгэ-з

Пульт управления поставляется комплектно с центрифугой, 
номер чертежа указа// ё соотёетсгёии с заводской 
информацией.

ТЯ . 902-5-4(7.87  А П

ш п у с о ш щ ш я и я  омам 
1Т0ЧИЫД80АС ЭЦШРЙфЯГДМН 0ГУ1 /00(К- (И
Сх ем а  соединений вйеш 
них ПРОВОДОК (НАЧАЛО)

1Ш1 ШТ /ШПГГ
12

Щ Гй и э гГ
ЦиЖСНСРНОГООВ0РШ1АНИЯ

jlM L
zzw -o s  si Копиров ал  Ло г и н о в а Фо р м а т  М
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Наименование 
параметра 
и место 
отборе*

г емпература Клапан на 
обратном 
теплоноси
теле кало
рифера

В оздушньн) клапан  
наружного ёоздуха

У клапо/нс/  
Наружного 
воздуха

Приточный 
воздух ь помещении иенгроёмт

Камера
наружного
воздуха

Трубопро- 
бодпосле 
калорифера

Комера
перед
калорифер.

У устс/новочно- 
го чертежа TMV-S0-73 7M4-178-7S Ш-/70-75 TM4'№-?s — ГКЧ-дПд- 70 ГМЧ-НВ8-75Н позиции по 
спецификации /103.60,6 лоз. 3 ЛОЗ-S л03.V уг /-У /, 2 -y f ■fSS}SS8

Температура
Приточный
воздуховод

камера перед 
пало рифе* 

р о м

Труда проба а  
горячей бода/

Тмч-мг- 75 тмч-рг- 75 TA7V- /W -  7S

лоз-г лоз. г /703.1

1
< 1 *  <П

>

г
о

У  5  9 | 9
в
о к °

г $ 3 л ^ ]

SSf
© ©@

Щ и т
RKms*e.s

автоматизации черт, j t x  j j M  jr./

поз. /£ поз. /3
%г хз х/щd ЕлЯ fj ч

/'ч _Л
ха хз х/

Ш  Еи ? l  I f f j l

чч

\t-s$n

vM M im

ПОЗи- 
иионно 
го обозначение

Наименование Кол Примечание

кран /чм / гостa/3ws-7S Г/,г
Коробки соединительные

ТУ б6 /753-75
к с к -в 9
КС К-/6 a
КСК-32 /

Кабеле гост /5 0 8 - 7в *б
Я Ш Г  v*e.s вв
Я К 68 Г £*& 5 а/
йкввг 7 *as со
л кзsr /у х a s 85
КВВГ Ух/ г%.
КВВГ /Ух/ S
КВВГ /Ох/ S
м  кз ш  г ж о. 3S гост тчв -во 6/S

рпш е * / - 5  ГОСТ S783-73 /9S
Кабель гост /6  чча-до
ЙВВГ г х as 600
Провод ГОСТ б З д З -79
П8 1*/ммг зго
металлорукав РЗЦХ50 УЗ

щит КИП V /  -г и/ит КИЛ r/S  чергМц&я/

нпозиции по 
спецификации поз. 6в 93 поз. /8 лоз. /3
N Установочного 

чертежа ГМУ-50-73 —
Наименование 
параметра и 
место отбора

Приточный 
Воздух В 
приточном 
Воздуховода

Клапан на 
тшоноси- 
теле Я по
догрева

Резервуар фу га т а резервуар
осадка

импульса Температура расход Осадок

П О Н В Я З А Н

ШЕЕ

ш
К0Н 1Р-

[М Ш
ш _
рак.гр.
Ш ж

шшпостнико».,
тольимйн
Посшком

Щ : :лзЩ-

-Щ Г

ТП 9 0 2 - 5 - Й 7 . 8 7 АТХ

К О Щ М  О Б Е З В О Ж И В А Н И Я  O t R A K A
еточиых mtsuMTPWttMh

O r u H O Q U - 0 4

CXtMА СОЕДИНЕНИЙ ВНЕШНИХ 
проводок {ОКОНЧАНИЕ)

Ш Ш  Ш Ш  liE H iU

ИНШЬтОМЧД1Ш1М
- ш ш

К О П И Р О В К А -  К О Р Ш У Н О В А  Z Z W -0 S  52  ф О р М А Т ' А I
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у
Щ и т  К и п  N i  

(  черт. ргх i  Рт/ м/cm / )
Щ и т  K U n  N2.

(Черт. ДЦ j . f  2 / лист/}

_______________________________________________________L

Щ и т  КИП ИЗ
(  Черт. ЯГХj  l  2 '/лист/)

V
*

I
$

* 1

V  %
N N

s? §
Ч

$ V;ИЧ
§

ч> “
V Q4
Г* 8 *

й * й
<0
41*<
4)

Ь4»

Щ ит  КПП  
( Черт. РТХ з ? 2'!M/cmf)

Щ и т  кип а/ £
(  черт. РТХ i  % 24лист /  )

i S S l I ^ l s
ХО--0

Р

_1 _j

I

9

§
j r

<5 ^

 ̂ГЧ4 В 
4> 5

I$
| ь

1
ГП 9 0 2 - S - 4 7 .8 7  АТХ

,П г
Пр и т я з а й ш ш АанИЛПА щ т  ОБЕЗВОЖИВАНИЯ 

ОСАДКА СТОЧНЫХ ВОД С 5UEHT- 
РИФУГАМИ QrUHOOU-04

СТАДИЯ л и ^ ЛИЕТО в
Н-КЙЙПР БОЕВА

Р 15
гл лт ГОЛЬЦМйН
гип ПОСТНИКОМasUt СХЕМА ПОДКЛЮЧЕЙ ИЯ

в н е ш н и х  п рово д ок. 
(ОКОНЧАНИЕ)

U н и и э г т
т е г ? : БОЕВА ИНЖЕНЕРНОЮ ОЬОРЧ ДОВАНИЙ

____и т т _______ИНБНГ ш к МШШИИ »A-*W
22<ib7-OS S4

I

I
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ПрИБЯЗАН

н ш

ИДЧ.ОГА
НГВщ
ш т
DHL
т . гр.

Д а н и л о в ,
П О С Т Н И К О М

Грамш и
яоетнимвд
Бома

щимменсещшмь/-

ТП 9 0 2 - 5 - Ш  S7 A U

Щ т  О Б Е З Б О Л И В А Н И Я  О С А Д К А
сточнОЧНЫХ ЬОД с5центриФУГАМИ

огиыоои-о)_________
[U M II iL L U lit i^ ia

р I о  I
ПЛАН РАСПОЛОЖЕНИЯ 

( ПРОДОЛЖЕНИЕ)

Ц И И И Э П
ИНЖЕНЕРНОЮ ОБОРУДОВАНИЯ 

Г МООШ

Копировал: Коршунова z z m 7 - o s  s e  qpopmat A2
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ATX

ломеи/ение для S цент рифуг & осях 6 *tO  
для 3 центрифуг £  осях в  -9 .

П р И Ш А Н

. М М ! ________

И Ш Е П  Р - Ш Ш 1 ! Ш Й 1 К О Р П У С  О Ь Е Ы О Ш А И И Я О С Ш А  
С Т О Ч Н Ы Х  B O A  С 5  Ц Е Н Т Р И Ф У Г А -  

М И  О Г Ш 4 0 0 1  К > 0 4

Ж Ш  Ш Я  M i r t t l lш и г и н н и н и в и в  
u a m i  п ш п ш  ш у ш н и
г с м п ш д е ^
i i t i a i a  В Т Ш И  
1 Г О 1 Ш  Г С Ш Щ П Ш  ШЗЯк

-------- ; П Л А Н  Р А С П О Л О Ж Е Н И Я  
( О К О Н Ч А Н И Е ) инлЩшшмЙпсмм

T - M O t M

К т ц Ш А -  Корш УНОЬА 2 2 ^ 7 ’ o S  51 ф о р м м  А2
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ВеЭомость черт еж ей  основного комплекта
Лист Н о и м е н о В а н и е Примечание

СС:< Общие данные.

CC-Z План на огм. О.ООО и 3 .6 00  с сетями
с Вязи

ВеЭомосгь ссылочных и прилагаемых докум ент ов.

Обозначение Н аим енов ание Примечание
Прилагаемы е документы

Альбом у Спецификой и я оборудования сс.со
Альбом fjj Ьедомость потребности $ СС. ъм

Материалах.

Скеле тна я с х е м а  к о м п л е к с н о й  сети

Рабочие чертежи осноВною компле кто; м арки  
СС Выполнены В coomBemcmBuu с деистВу ю-

>UJC?'щи ни  строительными нормами и праВ
ми и предусмат риВает  т е х н и ч е с к и е  р еш е-
ниц о$еспгчиВающие безопаснос.ты при саблю 
дении цстаноВленных праВил оезопасности эксплу 
amauuv зданий. л ' „ р •/Глмньш ннм£нер проект A _^ff*><****y / я д artuJ о в у.

г

Экспликация помещении.

" //
п.п Н а а м е н о В а  к и е

1 Машинный эал чентри<рцг>
г Отделение флокулян тоВ

3 Там бч Р
н дест и о ю Л ь
5 Лестничная клет ка

б Сушка спецодежды и оЪуВи.
7 Мойка оЪцВи.
8 ТеплоВой у з е л
3 К Т П

/0 Операторе ка  я
11 Служебное помещ ен и е
а Хозяйственные клаЬоёые ( гпомешения)
13 Ж енская уборная
14 Женский гардероб спей о д еж д ы

15 Ж енская душ еВая
16 Ж енский гардероб уличной и.

д о м аш н ей  о д еж д ы
17 Коридоры  : ( гпом еш ения)
18 КладоВая грязного белья
13 Приточная В ент кам  ер а
20 Вы т яжная В ент кам ера .
11 М уж ская  уб о р н а я

гг М у ж с ко й  г а р д е р о б  с п е ц -
о д еж д ы .

23 М уж ская д у ш е В а я
24 М уж ской  гарде роб у л и ч н о й

и д о м а ш н е й  одеж ды

15 Комната хоэ. персонала.
1* Красный у го л о к
27 Ком ната  приема пиши.

18 Комната начальника.
29 КладоВая чистоъо белья

С пециерикаи а я
Марка, 
ПО 3. Обозначен и е Н аи м е н о ё а н и е Кол.

Масса
еЗ.кг

Прим
нание

Оборчд оВан ие
_ J ___ ТЛН- 76 - У 

-ГРСГ 363 6- 68 J/nqcipam телефон-
г шт.

2 ТЛИ* 16• ч  
ГОСТ 3 6 8 6 - 6 8

Аппарат телефонный 
диспетчерский связи з шт.

Э о. ts  ГА- ш 
jroc]L5££_1_- 76 ГормкагоВоритель

абонентский 5 шт.
Ч ТЛМу-4 0  7ГО. 4 3 3 .  О О Ч  ТЧ

Гоанс <ррр на тор аоонен теки й 1 шт.
5 КРТГйТВ 

ГОСТ 6 S ZS -7& короока телефон ная 
распределительная 3 шт.

6 УК’ 2/7
ГОСТ 40040- ТВ Коробка иниВерсальная 

огВегВиГельнбя 35 шт.
7 У к-гр

гост чоочо- i s КороЬка универсальная 
ограничит альная 5 шт.

6 Пшо-1
ГОСТ S S S 9-7S Р а д и о р о з е т к а . 5 шт.

_ 3 ___
ЦП-404-4 --------

гУев. 0 9 . 4 - з з ЧзВешагель пожарной сиг налипании тепловой 60 шт.
10 МЛТ'О.Ь’Ь.Ч Ком

Резист ор________ 60
М11

МЛт- 0.5-6^8 KOMtb°Jo 
ГОСТ 74 43-77 Резисто р шт.

1Z лип-г. ---------
л а г е -oa.oso-34 ШЪешатель пожарный 

дым о Sou 4 шт.
13 UPP

ЕУг.чог 0 0 4 ту УзВешатель ручной 3 шт.
М а т е р и а л  Ы

14 тпп4й*г»ow
-ГОСТ Z Z4 9 3-77E КаЬ.ель телефон- ны и 30 М

15 прппм 2* 1. г 
jm s o s .7 5 5 - 8 Q £

Капель р ад и о - _ 
транс ля у ион ныи 15 М

16 птпжг*4.г
ГО СТ 1 D Z S 4 -7S  Р ПроВод радиа- 

трансля иионный НО М
17 ~Птпж Z* 0 .£ ~ --------

ГОСТ 4 0 Z 5 4 -  7 5 6 Про Код радио- . транс ля и и. он ныи____ 250 М__
13 ТРП i * Z * O .S ^  

SQCT.L0 5 75 - 75 ПроВо д одно пар -
ный 1 350 М

19
5 0 *5 0 *5

rQCTjb5QJ±7Z Уголок, р а В н о- 
пол очный 10 Г

го
3Z* 4.8 ----------

Т Н 6 -4 9 - 0 5 4 - е ч я .  чо
Труба Виниплас
та Бая 30 м

и Енк. ю* г.  ̂
ТВ 46 - 5 33 - 44 9 -72. Нчфто кабельная 

рЪзоетВитель ная 1 шт.

ПРИ ЬЯ2АН

________

ГОТО* I

ТП 902-5-47 .87  СС—

■

ФШМП огиноои-(И

ЕСПГГ1
UMOTft

М  Ч  *ДАРЯСО В А
РЯКГР. ПйРЯСОАД - 0БЩН1 a ftНН bit Ц Н И И Э П  

икшеркм (домашних
Г М0СБ5А

СТ-ИН А СДРЬЯН , TgCT
ПРОЫР Мишши

e tifirt-O S  58
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П л а н  н а  отм. 0 . 0 0 0

Данный чертеж* применяется для корпуса 
с з центриф угами.

■ ■■ ■ ■ —

Т П  m - S - H l . i J  сс

| П р Н Ш А Н Щ т  О Ь Е З В О Ж И  Е А Н И Я О Ш Д К А  
С Т О Ч Н Ы Х  В О Д  С 5 ц ш р и ф !1ГаТп м  

5 Т Ш Ч 0 0 Т  К - О Д 4

г а з ж ш и п ж ш1 ! Т Ш Ш 1 Ж Ш Й £ 2 2 Н
I ! ZZ] Н - К 1 Щ р П А Р Ш Е Й

p g g М  Z  1
1 P U K - f p . f l A M C u E A П А Д И  И А  О Т М - 0 . 0 0 0  и У б О О  ' 

В С Е Т Я М И  С В А З И
ц н и и э г т  

и нж ен ер но го о б о р у д о в а н и я
I М О С П А

1Г ~ С Т : И Ж
ПРШР М Н Ш А Ш А |Й1 И Н В Н ?

22447-0S S 9
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Наименование 
и адрес

З а ка зч и ка
Проектной организации

Объекта
Рекёизиты
заказчи ка Платежны е

Отгрузочные

Тип ВВодного устройства Высшего напряжения Ш ЗЗ-2УЗ
Шины РУНН ОзалироВанные или без изоляции Bes изоляции
ПодВод кабелей Сёерхц или снизу снизу
Нейтраль. изолированная или глухозаземленная г  лук о за зем ле иная
Шкаф дублироВания сигналовотдельно стоящий нет

Количество подстанций одна

5?̂

Р
I Ill

Трансформатор Тип, мощность, кВа 7МВМЗ- 6 3 0
сил о Вой Сочетание напряжений, кВ с и /о р

Схема и группа соединений У!Ун-о

Климатическое 
исполнение 
и категория 
размещения УЗ

Однорядная однотрансфор на торная лебаго 
или правого исполнения

А\Штрансформаторная однорядная или 
дёихрядная однорядная УЗ

Смешан
ное

Шнотранссрор/ча торная левого или правого 
исполнения на одной ши разных отметках
Н а одной отметке Но одной отметке

Н а  разных отметках

S /3
1 7 1г
г 6 и

3 5 10
Ч S

Шкаф SSoSa 
ШНВ-2УЗ

Шкаф отходящих 
линий. ШНЯ-ЧУЗ

Шкаф отходящих 
линий. ШНЛ-ЧУЗ
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Аппарат Шможяая замен 
другим аппаратом

Номинал 
ниЧ ток 
траниро, 
магоро 
тока 

г

Шкала 
> ампер 
метро 
ЛТип

кагалом 
ныйнощ нм нами- 
нышыйтй улпарота

/Тип
Кагалом- ныймамер 
или MONO
нмШто,аппарате

/ Ш н Г /ООО /ООО/Я От/ООО
6 тмс 630/630 SOO/S ОгбОО
г * - 43736Ф бзо/ооо боо/Я-о+доо
р/£
ttte ЙЬТВбФ630/400 £00/5 ОгбОО
$7,8,9tO.f1лмгвФ Z60/2SC zso!s а ш в

1. * -  для корпуса обезвож и
вания о сад ка с  3  центри
фугами

Z. Щкаср N5(Выключатели $  10, Ц/В, 1$) 
для корпуса адез&оми&ания 
осадка оЗ  цент рифугами 
от сут ст вует .

швв-гуз THBM3-S3Q
' U\ 1 £ 3

Фасад \

Пришли

ииьй;

l l i
1 1 Ш Т Э Г Ш т Ж 1 б 5 5 3
ттшшттш

—

[ И * 1 ш $ п т а в з 5
Ш f i l l  1 & Ш Ш  ШШк 
С И П Ш С Ш И Я 2 ? 3 ! =

ТП 9 0 2 - 5 - Ш 7 ЭМ. ОА

КОРПУС ОБЕЗВОЖИВАНИЯ ОСАДКА

' Д М А ! ® ' " ' 1" '
finbOtHirtT'KM'tt АА ft  кт  Г ~
КТП-630 Хм ЕЛ ьнии КОГО 1АЕ0АА 
ТрЙИ1ф0р1|Щ0рЦЬ1Л HOftCTRH*
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ВиЗ на Внутренние плоскости ( раэВгрнцто)

3 Ш риф т  ПО-ЧО выполнить по rQZTZdbQ-GZ 

эмалью Г < Р '1 30  черной ГОСТбЧ- G6 
ц С хем а подклю чения  § д ан но м  п р о е к т е  

не приводится т -к• клем м ник ф о р м и 
рует ся на м а ш и н е .

I

!

!

Т Т ~

П  9 0 2 - 5 - 4 7 . 8 7 ATX-J } Ы

Повязан Н КОНТР- БОЕВА у ш
ГАЛЛЕИ ГОЛЬЦМАНУ г м
ГИЛ ЛОПНИ КОМ -
РЗК-гр БОЕВА

1ИИЬМ? ___1ст-шн- ЧЕРНЫШЕВА

Т Щ Ш Ш Ш Ш Ш Ш
С Т О Ч Н Ы Х  В О Д  С Б Ц Ш Р И ф У Г Й Р иогиншк-ш

{Ж Ш Ш Я П Ш Ш

м е т « л  

■‘Г Ш Ь Г "

Ц Н И И Э П  
HHXtHlOHQrQQWUHAOUHĤ
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ПОЗ. Обозначение Наименование Кол. Примеч.

Стандартные изделия

1 Шкаф щита
Щ ШМ- 1 0 0 0 » 6 0 0  «,350 их л и
(РЗО ОСТ 36. 13-76 1

2 Рейк а тКЗ-Ю1 - 8 1 1
3 рейка РБбоо ткз-w o -s i 1
Ч Скоба С3600 ТКЗ-125’ 81 Ч

Прочие изделия
5 УТ1; УТ8; УТЗ Регулятор т емпера-

туры тм в 3
6 15Bi; 2-S31; 1-SB11 Кнопка КЕ-011УЗ исп. 2

Черный „ Пуск * 3
7 1-SB2; 2-SB2; 1-S62' красный „ Стоп " исп. 3 3
8 HU; Прматура РС-220,

линза зеленая 2
Л ам п а Ц 220-10

9 12-$F;1-SF'; t2-SF1;t2-SFi Выключат ель
1.2-SF3;3-SF;SF4; QF Зй 14-26-14 12

10 12- кч,1№, ш г;Ш .т ‘ш Реле РПУ-г-0 6 2 2 2 УЗЯ ~ 2206 10
11 Ш;2КЗ■, Ш',1Ш12.К9 Реле РПУ-2-06220УЗЙ ~ 2206 7
12
13

КТ КГ5 Реле Р5П-72’3221’00УЧ~ 2206 5
ХГ1+ХГЗ Зажим наборный знгч-Чтв- в/вуз 3

14 Упор 6
15 Рамка рпм  56*15 23

JL
Таблица

Надписи на гпаоло Продолжение
и  В рамках таблицы

н:
Hadnutг Надпись Кок

N*
Надпиа. Надпись Кок

Р а  мкQS5*15 19 2-SF2 Клапан наружного 1
1 Воздушный клапан 1 Воздуха системы П2

Наружного Воздуха 20 1-SF3 Цепи защиты 1
системы П1 открыт калорифера от зама-

2 Воздушный клапан 1 ражибания системыЛ1
наружного Воздуха 21 2-SF3 Цепи защиты 1
системы П2 открыт калорифера от зама-

3 Температура В здании 1 ражибания системы П2

цент рифуг 22 OF Общий автомат 1

Ч Температура 6 здании 1 системы

подсобных помещений 23 3-SF Общие цели пи- 1

S Температура 6 здании 1 тания

подсобных помещений
6 Пуск Вентилятора П1 1
7 Пуск бентилятора П1‘ 1
6 Пуск Бентилятора П2 1
9 Стоп бентилятора П1 1
10 Стоп бентилятора П1‘ 1
И Стоп бентилятора П2 1
12 ISF-Цепь ВентилятораШ 1
13 1-SF' Цепь Вентилятора П1' 1
14 2-SF Цепь Вентилятора П2 1
15 1-SF-1 Клапан на тепло но- 1

си теле системы П1
16 2-SF1 Клапан на тепло- 1

носителе системы П2
17 SF4 Клапан на теплоно 1

си теле Е  по догреб а
18 1-SF2 Клапан наружного 1

Воздуха системы П1

ТП 902-5-1)7. п  A U j j J-2

| ПРИВЯЗАН 1__ Корпус ОБЕЗВОЖИВАНИЯ ОСАДКА 
СТОЧНЫХ ВОД СSцентрифугами 

ОГШ МИ-OJ
БОЕ е А Щ Е Р 2и t m . ащ ш ш .

тип постником ЩИТ АВТОМАТИЗАЦИИ.ДАННЫЕ 
ДЛЯ РАЗРАБОТКИ ЗАДАНИЯ НА 
ИЗТОТОБАЕНИЯ ЩИТ А (ОКОНЧАНИЕ)

ц н и и э п
инженерною оьошмю 
------- Т- м о т  ft

РНМР- БОШ Ш *
ш ------------J _____ стти кТЩШШЯЕИ - _

22H44-0S 63 Колиробал: Х мил-  Формат й
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ВиЭ на Вну тр енние плоекоетц. ( р а э Б г р н у т о )
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/ Размеры для справок
2 Покрытие -  В ариант  2 0СТЭ6АЗ’76
3 Шрифт ПО-ЦО Выполнить по 

r0CTZ330‘6Z эмалью Гр-130 черной
гостей е е

Ц Схема подключения В данном проекте 
не приводится, так как клемм ни к 
формируется на машине.

5 По данному чертежу иэготоВить 5щитоВ.

.

П Р И Ш А И м ^ м ш т ш ш дЩI I'll II МП

ИНЕлС
пиждсттт I wm im w  
паш1!Щ !яш ш йяд

ТП 902-5-47-87 AT*jj.2-<

к О Ш С  О БЕЗВ О Ж И В А Н И Е ОСАДОЙ . 
С Т О Ч Н Ы Х  6 0 Д  t  Б и . Е И Т р и ф Ч Г А М Н1ГШЮ0Л-(Н

ш ш ш я м ш ш м

Ш Г Ш 1 П Г Г Ш \Ш Г Щ  
РАЗРАБОТКИ ЗАДАНИЯ НАЬготш а..цш ц

цнииэл  
и н ж е й е р н е г о о б о о ш ц и и л  

r - M Q t U R
ггм ч-os дъ
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Поз. Обозначение Наименобание Кол. Примеч.

Стандартные изделия

1 шкаф щита щш-зд-у У1 Рзо 1

г Рейка Рббоо гкз-юо-81 2

3 Рейка Р800 ТКЗ - Ю1- 81 1

Ц СКОба С3600 ТКЗ'125’ 81 6

5 С ко б а С 6 0 0  ТКЗ -  1 2 6 - 81 2

6 Уголок УПЧ2*25 е*Ч3 0

ТКУ-2222-74 3

7 ПОЗ. 12 s. ПОЗ. 13 s

Прочие изделия
Прибор регистририюший
РП160-08 УХЛЧ2 2

8 ПОЗ. 126. поз. 136 Преобразователь расхода
измеритель электромаг-
ни/пный ИР-61 2

9 9SB1.165B1.9SB2M52 Кнопка КЕ-Off-УЗ исп. 2 У

10 К Реле промежуточное ПЭ-37 1

11

12

Й1-гН5 Щиток электропитания
ЭЩП-2М £
Вставка плавкая ВП36-1-М 20

13 SP выключатель ВП(У-26-1У 1

14 ХТ1+ХТЗ Зажим наборный 3

15
ЗН2У-9П16 - В! ВУЗ
Упор 6

16 Рамка РПМ55*15 17

—

JS-S.

Таблица
Надписи на /падло 
и 6 рамках

№
Нодпиа Надпись Кол.

1 Ра сход  осадка 2
2 Расход ф угат а 2
3 Пуск насоса осадка 1

У Стоп насоса осадка 1
5 Пуск насоса дозатора 1
6 Стоп насоса дозатора 1
7 Первичный преодразо-

6атель на осадке 1

8 Передающий преодразо-
ват ель на осадке 1

У Регистрирующий
прибор на осадке 1

10 Резерв 1
11 ПерВичный преодразо-

В отель на фуга те 1
12 П ередаю щ ий преобразо

батель на фугате 1
13 Регистрирующий

прибор на фугате 1
1У Резерв 1
16 Общие цепи питания 1
16 Общие цепи питания 1
17 Питание ~  2206. 1

Продолжение
таблицы

Я9
Надпиа- Надпись Кол.

i

I

Привязки М У Нн-контр-
Г А С П Е Ц
гио

Ш йЗ!
Ш Ш .

И Т  Ш И

А А Н И  А П А
Б О Е  В й

ГРАМШИ
ПОЦНШй
РАШ .
ЧМЧЩШ

^«1*уш

ТП 9 0 2 - 5 - 4 7 . 8 7 ш . И 2-г

Ы т  ОБЕЗВОЖИВАНИЯ OtAAKA
o t m A  почних воде $ ц ш р и
Ф 4 Г Й М И  0TUJ iO OfK -0 4

[ Ш Е Ш 1 Ш Ш

Т О Ш Н И Б Щ И Т А  (ОКОНЧАНИЕ;
22447-OS (^Копировал.

1*1цнииэп
Формат Я

Типовой проект 902-5-47.87

http://files.stroyinf.ru/Index2/1/4293764/4293764477.htm

