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Лльбомы l  и Ц

Н а и м е н о ё  а  н и е ________о  л  ь б о  м о  8
Тепломеханическая часть.
Газоходы
Узловые чертежей.

^$му%о§кс?Ь£огпла „Универсал 6М"на бурых углях 
г'г °  "  ■ал 6м" на каменных углях с выходом

ъка централизованного горячего водоснабжения. Тепломеханическая архитектурно- 
строительная, электротехническая части, контроль и регулированиеТпо требованию).

Ррхитектурно - строительная часть.
Контроль и регулирование- 
бодание заводи изготовителю щитов.
Электротехническая часть- 
3 адание - заводу- из готовителю.
Санитарно-техническая часть.
Спецификации на оборудование и арматуру [заказные)
Спецификации на оборудование и арматуру установки централизованного геряче,
[по требованию) [заказные) 

чСметы и технико- экономическая часть- 
Сметы установки централизованного горячего водоснабжения ( по требованию).

Металлические трубы для отвода дымовых газов с темпера
турой 350еС [по требованию). _______________________________

АЛЬ Б DM V / 2 Приказ У ? Тот 15/  73 г
салфетки для сервировки стола

http://www.kruzhevo-len.ru/krasivye-salfetki-foto.html


Н аим енование
М//
Листов стр.

Содержание альбома б/н 4
Пояснительная записка б/н 2.
К  ом по но воиный чертеж истаноёки
для централизованного горячего
Водоснабжения. План-вид свепхч.
Разреъы Л-Д. 6-6■ тм-Ш/ 3
Тепловая схема котельной с
истаноёкой для центрамизован-

ного горячего Водоснабжения ТМ-?/г-г 4
Установка для централизованного
горячего Водоснабжения

1О.1£

Разрезы  Л  П, В-В. ТМ-Йг-ъ 5
То эре. Разрезы ё-Л. 6-6, С-С; Д-М;Е-£ тм-Йя-ь 6
Тоже. Спецификация н а  тячбо-

--- / *

проёоды. тм-Уг-5 7
Тоже. Техномонтажная Ведомость

НО изоляцию трчбопрободоё. арма-
туры, оборидоёания. Ведомость
объ емоё работ .
Спецификация на теплоиъоля-
ционные материалы- ТМ-Йг-6 8
Тоже. Опорная сама под Вода Во-
дяные подогееёатели и  насосы
1 Оря U6ZO ёод осиабуг.ения. TM-V&7 9
Тоже. Сёодная спецификация

-

НО трубопроводы и материалы ТмЙя-8 Ю
Заглавный лист. dc-Vs-i н
Фр агмент плана О инб аментп/?
под оборидоёание. ЙС-Ш-2 /2
финдаментм ФОМБс/ ФОМ-9. ФОМ-Ян
С ечения йсЛ/е-ь 1В
/Сапера ипоаёления аккимиля тор-
ных баков■ яс-Йг-ч 14
Олись-чертежей Поя.ся.швельная

Наименоёание листок
ЖЖ
стр.

записка ЭЛ-?/,Н /5
Спецификация электрооборидо-
ёания и материалов силового
электрооборчдоёания и электро-
Рс.Ве.ицеиия,______________ м-?-/г-г/в
Приводы 11.42 (насосы горячего
В одоснабжения___________
Элементная схема.________ эл-?/я-з47
Шкаф управления ШУ. Схема
подключения. . . ЭЛ--/2-У18
План прокладки кабелей. Электро
ОсВеш.р.нир камеры управления 
да главный лист■__________

ЗЛ-?1г-ь
л-?/г-1

19
SO

Спецификация■___________ _Л-?(2-Р 0/
Спецификация.___________ _л-?1е-е 2£
Принципиальная техноло гииеская
схема контроля.___________ё-Йя.з РЪ
Схема технологической сигнали-
зации. Электрическая схема
Питания( задание ъаёодч-иъго-
то Вит елт)______________ 0 /2-4 гч
Общий вид щита)задание заводи-

-—

из готоёителю) й-?/я-5 25
Монтажная схема шита (задание

— -

заводи- изготовителю Н is-& 26
Схема Внешних соединений___
приборов.________________ JhVs-7 27
Трассы электрических и триб-
ных проводок (примерное_____
направление)_________ __ n-i/p-eЖ-
Трубопроводы узла иентралиловнннлт

—г*-

горячего водоснабжения, бак ?Г-Р5н3
Общий вид. Детали________ ТМ-У?~9S9

Ц ]

CodepofcaHue альбома. v/2^ЪсГГГ
У»



Содержание т еплом еханической части
НЫ
пт Н а и м е н о в а н и е маркачертеж Стр

Пояснительная записка 5 Ы 2

г
Компоновочный чертеж установки для 
централизованного горячего водоснабжения
план-вид сверху. Разрезы А-А; 6 - 6  

Специсрикация тм-Щг-1 3

3
тепловая схема котельной с установкой для 
централизованного горячего водоснабжения тм-Иг-г Ч

установка для централизованного горячего водоснабжения 
Трубопроводы

Ч План-Вид сверху. Разрезы r -г ;  В-В тм-Иг-з S

5 Разрезы А-А; Б-Б'. D -Л  С -С тм-\Цг-ч 6

6 Спецификация на трубопроводы и арматуру ГМ-7/2-5 7

7
Техномонташная ведомость на изоляцию оворудо• 
бания, трубопроводов и арматуры, ведомость 
объемов работ. Специсрикация на теплоизо
ляционные материалы.

гм-у/г-б 8

8
опорная рама под Ьодаводяные подогреватели 
и насосЫ горячего водоснабжения гм-у/г-7 9

9
сводная специсрикация на трубопроводы 

и материалы гм-у/г-8 10

П о я с н и т е л ь н а я  з а п и с к а .

Установка для централизованного горячего вода- 
снабжения теплопроизводительностью 0} 252 т о, 308 
гкал/ч разработана к  типовому проекту 9034 - г з /71 
тип / и предназначена для снабжения горячей 
Водой жилых и общественных зданийу коммунально - 
бытовых и сельско- хозяйственных предприятий.

В типовом проекте с уст ановкой для горя - 
чего водоснабшения теплопроизводительность 
нательной распределена: на отопление и  
Вентиляцию т75°/о \ на  горячее  водоснабж ение- 
25°/о. Температура Воды, подаваемой в сеть на  
горячее Водоснабж ение - 6 5 ° с,

В начестВе исходной Воды на  горячее вод о - 
снабжение принят а водопроводная вода  
питьевого ка че ст в а , от вечаю щ ая гост 2874-64.

Т е х н и ч е с к и е  р е ш е н и я :

Для приготовления воды на  горячее во д о 
снабжение к  уст ановке принят  блок, состоящий 
из: двух Водоводяных подогревателей\ поверхностью 
нагрева по V, ЧЧмг и двух насосов типа 2 К М -6 , 
производительностью Q - 4,6  г /2 ,3  м 3/ч.

Л л я Выравнивания суточной неравномерности 
В потреблении горячей воды предусмотрена уст а
новка 2 х аккумуляторных баков, емкостью поМ -гбмъ

Тепловая схема котельной с установкой для 
централизованного горячего водоснабжения

Тепловой схемой предусмотрен отпуск горячей 
Воды с температурой 95-70°с  для систем от опле
ния и вент иляции и  воды с  температурой 6S°c 
на горячее Водоснабжение.

Принята четырехтрубная сист ема т рубо
проводов: 2 * трубная - для систем отопления и  
вентиляции и 2 х трубная-для систем горячего 
Водоснабжения.

Вода под напором насосов сырой воды подается 
к  теплообменникам , где нагревает ся до 65° С 
U поступает 6 аккумуляторные баки. 1!з баков- 
аккум улят оров вода насосами горячего водо
снабжения направляет ся в сеть. Циркуляционный 
трубопровод подведен к  аккумуляторным бакам .

При температуре сетевой воды в подающем трубо
проводе 95-80°с для теплообменников горячего водоснаб
жения специальны й  котел не выделяется. При пони
жении температуры сетевой воды ниже 80°с  для 
теплообменников горячего водоснабшения выде
ляется кот ел , для чего на напорном коллекторе уста
новлены дополнительные задвиж ки. Греющ ая во
да после теплообменников горячего водоснабжения 
поступает в обратную линию системы отопления 
и Вентиляции. Насосы горячего водоснабжения  
Выбраны с таким расчетом , что каждый из них 
работает 6 диапазоне от минимальной до макси
мальной нагрузки  горячего водоснабжения .
Один т еплообменник и насос - резервны е .

В связи с увеличением расхода  сырой воды в  
котельной с уст ановкой для горячего водоснаб
жения насосы сырой воды типа вК-1/16 заменяют
ся на насосы типа 2КМ-6 Ц--6м3/ч  Н-20,3 м вод.cm

данные р асчет а  тепловой схем ы  
(при работе котельной на каменны х у г л я х )
N N 
п/п Н аим енование ~t j .—изм. Показатели
J _ Теплопроизводительность котельной гнал/ч 1.397

а) на отопление и вентиляиию — — 1. 089
б) на горячее водоснабжение --94--- 0.308

_2__Количество сетевой воды т /ч 43.5

J L
Количества водь/ на горячее 

водоснабжение
а) средне - часовое т /ч S.6
б) максимальное --94 --- 12.3

J L . Производительность водоподготовки т!ч 6 .0

Иомпоновка цстаноЬки для централизован
ного горячего водоснабжения.
В помещении котельной у  оси „А ” на общей 

металлической рам е  устанавливаются два 
скоростных Водоводяных подогревателя и два 
насоса горячего водоснабжения .

Металлические баки - аккумулят оры  
горячей Воды располож ены  вне здания со  
стороны ды м овой т рубы „ У баков - а к к у 
муляторов сооружается специальная камера  
управления арматурой.

Габариты здания кот ельной и штаты  
с установкой для централизованного горячего 
Водоснабжения остаются без изм енения

Указания по п р и в я з к е  установки для 
централизованного горячего водоснабшения 

1. При привязке типового проекта котельной 
с установкой для горячего водоснабжения, в 
зависимости от соотношения тепловых нагру
зок на отопление и  вент иляцию  и горячее 
Водоснабжение ут очняется тепловая схем а , 
диамет ры трубопроводов и типы вспомогатель
ного оборудования-

г. Выполняются указания по привязке тепло
механической части проекта (см- пояснитель
ную записку типового проекта 903-1- гз/ 71, альбом I / i )

Госстрой сссР
САНТЕХПРПЕКТг. Москва 1971 г
Нательная с Ч котлами 
„Универсал- 6 М "но 
твердом топливе

Пояснительная

записка.

Типовой проект 
$03-1-23171 

Альбом
х / г
Лист
б/н



П л а н -  Вид сверху.
м  50

Р а з р е  ъ Л - Л 13

/  Данный чертеже рассматривать 
совместно с чертежами TM-j/p-f- 
TM-lf-f-з, альбом 1/н 

8. Компонобяа установки для 

централизованного горячего 
водоснабжения выполнена на  
одном листе Т м -у р  - f.

3■ Тепловую схему котельной 
см- лист ТМ-у/г - S 

Ч, Позиции специф икации  
оборудования соответствуют 
позициям тепловой/ схемы

6. Оборудование у не относящи
еся к  установке горячего 
водоснабжения показано  
условным пунктиром

22 тя-9/гп насосы горя (/его оодосна&се*#шт У то т о

21 —
Насос сырой$o9il iSК-S 
№<ЪмЧчлЩЗмШстсм/дв. 
ШЯ-2,У=швт. тгелофшКОММг 83,9 10% 8Ливгидро

мои/

го тм-Уг-9
Аккумуляторный <?а< 
горячей 8оды У- 25м * тя 2 1809Ш8й

19 — ШШШйШШМшт 8 щ о 212,0
Щдлшят
щЪноё-
сКойо&'Ти

48
ост

34-SS8-6S
ВН05ес?Тч° оад^еКа/пель 
^гняачнчч^Длеяннйгзчо Шт г гог.5кого

Шограскм
ныхзагех&к

к /
п/п

/черпаца
и/Ч/ГОСТ Наименование

Ы-
UiM Кол. £д. Общ Эабйдизгоню-

би/леяьбес в хг

Компоновочный чертеж 
установки для централи 
‘ ванного горячего водо

снабжения. .
План-вид' сверху. 
Ъърезы Л--Я, в - б

.~,.WUv,rOe*m
яозч-гзт

-Альбом

~ Ш т
ТМ

/ист ~



S b /рая бода иъ водопровода Эн 5 1 *3 7>н 1ЪЪ* ч Установка ПМЧ- 2 без I I/. 
насосов сЫрой 6одЬ/ 1

(при напоре сы рой воды больше 25м.в.ст)

сет евы х hqco~ & 
сов 3)н 45*2 ,5  %

J ^ U

СЫрая вода Ън 57*Ъ

Примечания:
1. П ри напоре cb/р о й  воды болЬше  

25м. В, cm  на со сы  сЫрюи воды  
поз . 'in не  у с т а н а в л и в а е т с я

2. П озиции э к с п л и к а ц и и  о б о р у д о в а н и я  
соот вет ст вую т  п о зи ц и я м
Ком по но  во чнЬюс чертеэ/сей.

21 Насос сЫ рой воды 2
1.5 К-С Q= 6м3// Н*Щ$м во3Ат.С 9Л/я&. ЛОЛ 21- 2 Hz/SaSatj ' П- 2900 оО/мин

20Аккуму/\яторнЬ/0 &ок 
горячей вооЬ/ г 7Г=гу м3

18Водоводянои подогреватель 
У-05 ОСТ34 -see -G8 г F- 1. Н * 4 е У, ЧЧм2 

Ън- 168 нм. L - 2340 мм

19
насос горячего водоснабжения 2

ЕШиЧсЛ " /•£  " ' 2 . 3  м 3 / v  
л о в ^ - г / Л ” " .Ь%к€т.}к*1€2мм

Эt с п л и ка ц и я  оборудования уз. 
зоба иного  горячего водосна(

п а  ц е нт ра л и -  
ххеения

13 Продувочный колодец 1 —

11 Г р я з е в и к 1 D y  ISO МВН 1S 64 -H

12 Р учной  насос 1 БКФ-2:о*/5тгзл/мштп[а

1G
Противонакипное магнитное устройство 
антирелаКсационного Контура 1 пму-г

1Ь
Прогпивонакипное магнитное 

Устройство. г П М У 2

/ 4 Насос сырой воды 2 8К1//е заменяется на 15КК'Щ
10 Насос сетевой воды г ЪКМ6:0,Жг&м1ч:Н̂1Лм й,
1 Котел ч Унивеосал-вм. Н-ЗЗм 2л
Шп Наименование Кор. Тип характеристика

Э к с п л и к а ц и я  о б о р у д о в а н и я
Госстрой с ССР
сянтекпроект

Г. Москва 197!г.

Т е п л о в а я  с х е м а  
кот ельной с  установкой 
для ц е н т р а л и зо в а н -  
ного ео/оячеговодоснаба/е ем  и л

Типовой проект 
903-1-23/7/ 

ЯлЬ^от
F  / гЛисттм-2/г-г

Котельная с Ц котлами 
„Универе ол -Gm "  на  твердом т опливе.



П лан - вид сверху 
Б_ м 1:50



С п £ ЦИ СрИ КЯДИЯ Д£ТЙЛ£*т трубопроводов
ь ОТБОРНЫМ ветровСТВЙМ £ И Л  и Й

Н я и м ен о в я н и е Г-во МВН
Устяновкп термометра ртутного угл. Z. 0Z МВН /S9Z-.63
Устяновкя термометра ртутного угло в Z /з м е и  /SV9-63
Установка термометра ртутного  прямой £ 03 МВН /S91-63
установка манометра 3 о / МВН /6 3 0 -6 £
Установка мянометря Z O fM B H f$S /-6£
Установке манометра Z 03 МВН !6SZ~6£
Установка термометра рту тн о го / o f мен 1390-63

Тр у б о п р о в о д  горю чего  
водоемаБдения от на- 
coco в в сетб Дн S7+3

Трубопровод горд чего 
водоенябРН£ния от якку-
МУЛВ1ТОРН6ЮС. БЯКОВ к
И в сося м Дн £7*3.

Тр у б о п р о в о д ы  установки горячего в одоснябрН£н н я  в6/под- 
ненбг ня 3 *  лис тя х. ТМ-7/z ̂ Z-r т м -f/ z - 9. 

т  ТрУБОПроВОДб/ тряссировятб И Гр £ пи т& по МВСТУ; 
ярмятуру рЯСПОЛОДКИТб в м е стя х , у д о б н ы х  д л я  
ОБСЛУОРИВЯНИЯ.

Госстрой СССР
С Я Н Т Е Х П Р О Е Р Т
г. М осква________/37/г.

Сотелбная с 9котлами 
„Универсал -6 М ” на 
твердом топливе

Устя нов к  я для центр пли. 
зовянного горячего водо
снабжения.

Трубопровода/. 
рЯЗре361Я-£^-е- Е-£;

Типовой проект 
У0 3 - / -  Z 3 / 7/

Я л в б о м  Т / г  

лист
T M - V / Z - 9



69 ГОСТ7798-70 Болт М12 л 50 шт 8 Ст40,0580,456 Г - 7
104 481-71

ГОСТ
Прокладка 57x/os шт 8 Парой0.0170.136 68

ГОСТ 7798- 70 Болт м 16x55 -м- 40 Ст40,1174,68 32 т < Прокладка 57хюа шт ю Парач 0,0110,17103 S9JS-70 Гайка и 16 -и—32 Ст1 о.озч1,088 67 ГОСТ 12830-67 Фланец Лузо, Руб -я—2 Cm31,533,06 31 ~ Ш Г Прокладка 80 х 120 г Парок10,0190.038юг 7Ш-70 
—ГЗст—

Болт м /6 x55 32 Cm 40,1173,744 66 12830-67 Фланец Dyso, РуЮ W Cm32,26 22,6 30 гост S91S' 70 Гайка М16 48 Cm3'• 0.03Нit632
101 12830-67 Фланец dyso, Рую -11- 8 Cm32,2618.08 65 304 ббр Задбишка Лу50; Ру 10 -11 — 4 Сб 18,4 73,6 29 ГОСТ7798-70 Болт М16х5 5 40 СтЧ10,1114J68100 30Ч ббр Зад Витка Dyso, рую -11- 3 Сб. 18,4S5,2 64 т 9 Тройник 57хзг s -11- 2 -я —0,5 1,0 28 „гост 7798 - 70 Болт м 16x60 8 Cm.h0,125 1,098 МСН

120-69 Тройник 57x3, S г Стгс0,5 1,0 63 мен
120-63 Отбод 30° 57x3,5 Шт 16 Стго0,5 8,0 27

Гост12830*67 ФланецЛу50, Рую 10 Cm32,2622.6
98 Ж е Отбод 90° 57x3, s шт 4 Ст200,5 2,0 62 ГОСТ 10704- 63 Труба 57x3 п.м 23 Cm3 4,0 92 26 128°3(J*67 Фланец Луб5, Ру ю 2 Cm33,176,34
97 1̂ 704̂ 63 Труба 57x3 п.м 17 Cm3 4,0 68 трубопровод горячего рводоснаошения от 

акку миля торных баноб к  насосам 25 304 ббр Задбишка Dyso, ру ю ч Сб 18,473,6
1'либной /прубопробоб из аккумуляторных баков 24 МСН

120*69 Переход 60x50 г Ст2С0,4 0.8
61 ГОСТ 

481■ ?1 Прокладка 57x102 шт 4 Паран0,017OJ068 23 __м___ Тройник 57x3,5 2 0,5 1,0
96 бтг-го Водомер DyJofy/o шт 1 Сб - - 60

59

ГОСТ 481- 71 Прокладка 80х 120 -11- 2 Паран0,0190Р38 22 мен
120*69 Отвод 90° 57x3,5 шт 11 Стгоo,s 5,5

95 >leiu h Прокладка -11- г Паранпроб0,012 ГОСТ _ 5915- 70 Гайка м 16 -11—24 Cm30,0340JB16 2\
гос г 

10704*63 Труба 57x3 п.м. 23 Cm3 4,0 92
94 5915-70 Гайка М13 :iir 8 Cm3 0,0110,14 58 ГОСТ

7798-70 Болт м 16x55 -it- 16 СтЧ0,117W2 трубопровод горячего бобос 
подогревателей к аккимиля>:нО(

торHbhгни м 0/Яакс ОПУМ. 7
95 779%Г-70 Болт м 12x50 -я- 8 СтЧ0,059648 57 ГОСТ т 7798-70 Болт м 16x60 -я- 8 СтЧ0,1251,0 — н
эг 1283(1-67 Фланец Луго, Рую -11- 2 Cm30,87 1,74 56 12830-67 Фланец Dyso, Pyio -I»- 4 Cm32,269,04 го гдсТ " 

481- 71 Прокладка з8хуо г Порш0,0080JJ16
91 1S488p Вентиль мусртоВыйдуго̂ б 5 Сб и 5,5 55 128%0Т-67 Фланец л у 65, РуЮ -it—2 Cm33,17 6.34 19 __„ ___ Прокладка 45x80 - 2 0,010,02
90 120-69 Тройник 57x3,5 шт 3 Ст200,5 1,5 54 304 ббр Задбишка Byso,Pyio -11- 2 Сб 18,436.8 18 __, ,___ Прокладка 57х 102 6 0,0170,102
89

гос т 
3262-62 Труба 30 п.м. 20 Cm32,3947,8 53 120*69 Переход 60x50 -it- 2 Сг200,4 0,8 17

гост 481- 71 Прокладка 80x120 2 Паран0,0190Р38
Циркул яционны й т рубопровод. 52 __„ ___ Тройник 57x3,5 -11- 1 -11 - 0,5 0,5 16

гост5915-70 Гайка М12 16 Cm30JO170,274
51 Отвод 90° 57x3.5 шт 7 Стго0,5 3,5 15 S9?S?70 Гайка М16 32 Cm300341,088

88 Вт Г-50 Водомер дудо ру/о шт 1 Сб 6J 6.8 SO
ГОСТ

10704-63 Труба 57x3 п.м. 7 Cm3 4,0 28.0 14
гост

7798-70 Болт м 12x50 16 СтЧO.OS9орн
87 гост . Прокладка 57хэо -я- 2 Паран0,010,02 Трцбопробод обратной сетебой боды от подогревателей. 13 __м___ Болт м 16x55 24 0,1172,81
86

гост
481-77 Прокладка 57хюг ->1- 10 Паранojsn0,17 12 гост 

7798 - 70 Болт м 16x60 8 СтЧ0,1251,0
85 гост

5915-70 Гайка М12 -я- 8 Cm3opi 70.136 49
ГОСТ

481-71 Прокладка 57хюг -11- 8 Паран0,0170,136 11
гост

12830*67 Фланец лузе, Руб 2 Cm3 1,1 2,2
84

гост
S915-70 Гайка М16 -и- 40 Cm3№ 1,39 48 _ Прокладка soxiso -я- 2 -11—0,0190,033 10 _ Фланец Луча, Руб 2 -91 —*36 2J2

85 ГОСТ7798-70 Болт М 12x50 -11- 8 СтЧ0PS90,472 47
гост481-71 Прокладка 133x178 4 Паран0JJ420,168 9 3|__ Фланец Пузо. РуЮ 6 -99 —2,2613.S6

88
гост7798-70 Болт м 16x55 -1»- 40 Ст40,0174,68 46

гост
5915-70 Гайка м 16 -я- 72 Cm30,0342.448 8

гост15330-67 фланец л у 65, Рую г Cm33,176,34
81

ГОСТ
12830-67 Фланец о у чо, руб -7?” 2 Cm3 1,362,7г 45

ГОСТ 
7798‘ 70 Болт м 16x55 -if - 32 СтЧ0,1173,744 7 ЗОчбдр Задбишка Dy50, Ру <0 3 Сб 18,455,Z

во
гост

12830-67 Фланец DySO, Ру 10 -я- 10 Cm32,26гг,6 44 __„___ Болт м 16x60 -я - 8 0,125 1,0 6 МСН
120*69 Переход 32x25 -я—2 Стго0,080,16

79 19Ч166Р Обратный клапанDyS0,Pyl6 -71- 2 Сб 14.228.4 43
Гост 

7798-70 Болт м 16x65 -11- 32 Ст40,13 34,256 5 __}f___ Переход чо*35 2 - 11- 0,1 0,2
78 ЗОЧвбр Задбишка Л у so, Ру Ю -11- 5 Сб 18.492.0 42 iiifJ -6 7 Фланец DySO, Ру/о -11- 8 Cm32,2618,08 4 ___ Переход 60xso 2 -11- 0,4 0,8
77 мен 

ISO -69 Переход 40x50 -11- 2 аго 0.3 0,6 41 ___ Фланец 0у65, РчЮ -11—2 -и—3,176,34 3 Тройник 57x3,5 -я- / -11—0,5 OfS
76 _____ Тройник 57x3,5 3 0.5 1,5 40

ГОСТ
12830-67 Фланец Dyies, рую -11- 4 Cm36,7126J84 г 120-%9 Отвод 90° 57x3, S шт 6 Стго0,5 3,0

75 120*69 Отвод 90° 57x3,S шт 11 стго0.5 5,5 39 ЗОчббр Задбишка Лу50; Рую -я—ч Сб. 18.47 3J6 1
гост

10704-63 Труба 57x3 п.м. 8 Cm34,0 зг
74 гост10704-63 Труда 57x3 П.М. 10 Cm3 4.0 чо за ЗОН ббр Задбишка Л у 12 s, Ру ю -я- 2 Сб. S8.S117.0 Трцбопробод сырой боды к  подогреват елям

IEL{бопробод горячего Водоснабжения от насособ б сеть 37
мен

120-69 Переход 60x50 шт 2 Ст200,4 0,8
нищп

тертеша 
или гост Наименование

68.
U3M. Кол.Мат]

Сд. \05cy 
вес 6 кг

36 TPOUHUK 57x3,5 -я—2 -11- 0,5 1,0 С п е ц и с р и  н а ц и я

73 ГОСТ ЧВ1- 7/ Прокладка 57хдо шт 2 Hapat0,011оогг 35 __ , , ___ Отвод 45° 5 7х-3,5 -11- 2 0,3 0,6
Госстрой СССР
ЫНТЕИМЕКТ
г. Москва 1972 г

Установка для центра
лизованного горячего
Впдпснп/Чшеэьп ta

Шобои проект 
903*1-гЗ /7 ( 
Альбом V/ 272 д а Прокладка 57х/ог -я - 10 Паран0,0170,17 34 120*69 Отвод 90° 57 *3 ,5 шт 8 стго0,5 4,0

71 ГОСТ5915-70 Гойка м 12 8 Cm30,0170,136 33 10704-63 Труба 57x3 п.м 20 Cm34.0 80 Котельная с4котлами 
„Универсал-вм” на 
твердом топлибе

Специсрикация 
на трубопроводы70 ГОСТ 5915- 70 Гайка М16 40 Cm30,0341,39 гр ^ о п РоЬо^о,Ш оие сетеЬоа <Ъоды 1

Лиит
т м -7 /г -5



мУ/п
Наименование  
изолируем b/sc 

о б ъ е к т о в

£ а.ш|| 8»!'
*
§ ? 1

Поверх н. 
подлеж . 
изоляции 

мг

О сновной и зо л я ц и о н н ы й  с л о й Защ ит ное покрЬ/т ие О т делка ИРIII *

ГОСТ,
ТУ

ц
П р и м е ч а н и еН а и м  ено воние ш

Б *

Поверхн.М2. Объеммз Наименова- 
ние »5

Поверхн.М * Наим е н о -  
в а н и е

Пове,
Г

росн.

* 9 • всего ВО. Всего бд. Всего бд. Всего *9- Всего

Т р у б о п р о в о д  п р я м о й  с е т е в о й  в о д б / к  п о д о г р е в а т е л я м

/  Трубопровод 5 7  9 5 22 0,18 3.96 Д с б о п у хш н у р  3 0  0,31 8.14 0.008 0.176 'n^/^Bepo^dt/ 0.2 Q37 8.2
-----------------  выпуск 1 ГОСТ

—  — — 0,18 'зГНЫ 1729.72

Т р у б о п р о в о д  г о о я ч е г о  в о д о с н а б ж е н и я

г Трубопровод 5 1 G5 95 о /г 17.1 Д сб опихш нир 30 0t31 55,15 0,008 ops
Лакостекло тканб 
по рубероиду 0.2 0,31 35,2 — — — 0.76 —у —

ГОСТ 
т э - 72

3 Трубопровод 25 65 20 0.12 2Ао \I

30 0.3 6.0 0.005 01
ЛакостеКлотКонЬ 
по рубероиду 0.2 0.3 G.O — — — 0.1

Bbmyck 1 листы 
*2 .8 8 -

Рост
1779-72.

Нд

г

Наименование 
изолируем в/ос 

объектов. и 1

Поверху
подлеж. О с н о в н о й  и зо л я ц и о н н ы й  с л о й Защ ит ное покрыт ие Бандаж  

замок с  
пряжкой. 
&ес, кг

Планка 

Вес / кг.
О т д ел  К а

и * l l l ^ П ри м ечани е
азол

л
Я(£ии

Н а и м е  н о  в  а  н и е Й**
Поверхн.М2. 061м>емгЗ

Наименование
ТОЛ-
щина
мм.

ОтФУтлгр Н а и  м ен  о - 
вание

Пове/охн.

бд. Всего бд. всего 69 Всего Гд всегоКомп Всего Комп. Всего бд. всего

1 Я р м ат ур а /2 5 2 0.3 0.6
СъемнЬ/е металлические ло- 
луфутлярЫ, заполненные 60 1.0 2,0 0078 0.092 (Металлический 0,8 в? 16.6 ОАЭ 0,96 0р9 0.98

\ Окраска нас 
\ляной глас- 10 2.0 0.09S

Btumcti z
• ш

2 Я р м а т у р а 50 24 0.08 1.9Z
мот о ми минераловатнЫми 

I прошивнЫми 60 0.56 /з м 0.0230.552 1 КОЖУХ. 0,8 1,5 ЩО 9,6 0.39 0.36
f Кой за  
I 2 раза 056 13,41 0 .56

выпуск гЛистЬ/ п. /Я

НИ

7In

Н а и м е н о в а н и е
и з о л и р у е м ы о с  

о б ъ е к т о в

&

| !
1 ^

I!
*
l i
§

Поверхн.подлеж.изоляции
М 2

Основной и з о л я ц и о н н ы й  с л о й Защитное покрЬ /т ие О т делка
l i b *

l i t * »

Б а н 
даж , 

вес, к г

Штыри 

вес, кг ПримечаниеН а  и м е н о  в а н и е
1 ^

Поверхн. Объемм з Н а и м е н о ва
н и е £ 5

Поверхн
Н аим ено-

вание

Поверхн.н г
бд Всего бд Всего £д. всего вд. всего бд . всего

1 Яккумуля/порный^ г 287014.2В5/2.8 /OZ56
} МатЫ минераловатнЫе про 
1 шивные в ’ обкладке и з 80 5SJ7 1/2,34 9,1 8.2 Металлический 0,8 5С./7 1/237

О краска  мае 
ляной крас- 56,17 412.34 8.2 3C.37 81 3 0 10

Z Ьодо бод я но и подогрева
тель УЛ ходовой 2 89 9А 2.СЗ 5.U (с е т к и  м ет аллической Чо 4.98 9.96 О,/5 0,3 Koojcyx оя 5.0 /0.0

Кои за 
2 раза 5,0 10.0 0.3 и 5.0 г

В е д о м о с т ь  о б ъ е м о в  Р а б о т
Поверхн. изо
ляции по ос-HO&HOnVCMOfO _CZJt*

Объем основ По&ерхн.иц. оеГьем всей
л/м
П/п Н а и м е н о в а н и е  м а т е р и а л а

и зол яц и я трубопроводов асбопухш нуп

изоляция арматуры съемными металлическими

полу ф ут лярам и , заполненны ми м от о  м и  

минераловат нЫ ми прошивнЫ ми  ________

sosusLjliZ.
Объем основ но го изоляци

49.3

15,5

Поверхность 
изоляции по

L04

O.GS

емUJOAJtUхонсгракц:' 
п  3

/Ш
Ш
4

Н оим ено  в ание р а б о т
ПоКрЫтие поверхности изоляиии тюиЪппповодов

и  оборудования металлическим коо/сухом
ПокрЬ/тие поверхност и изоляции трубопроводов

лаКост еКлот КанЬ ю  п о  р у б е р о и д у .

наго и з  о * р Л9чии по По-

#37. г

4 э,4

и^оляц.

*< 5

1.04

Цзоляция оборудования минераловатнЫми м а т а - О краска изолируемой п ов ер хн о ст и 137,8 9 .15

ми прошивнЬ/ми в  о б к л а д к е  из сетКи м ет ал 122.Ъ 8 .5

HN
п/п Н а и м е н о в а н и е  м а т е р и а л а

О бъем
основного

П о ве р хн * ПО п о кр о вному суток»
Л 7*.

единицы
иъмереш я

материалов. 
но1пЗ или 
наю п* азол.

«OK/у. м а
териала с  ччетомкоэФ. ГОСТ, ТУ п/п. Н аи м ено в ан и е  р а б о т

Объем о с 
новного озоо 
слоя /ч з

П оверхн. 
по по кр о в - 
чому CflOiori1

единица
измерения

Расход мате 
риала M^utu 
/О м *и зо л .

Потребноеколи у. мспгр с уч&тоА ГДГОЭФФ. ГОСТ, 75

1
МатЫ минераловатнб/е прошивнЫе,в 
обкладке из сетки металлической 9.TS КГ 2 0 0 1830 МРТН 749-68 9 Проволока Ф 0 , 8  мм. — 137.8 КГ — 55.1

ПОСТ 
3 2 8 2 -4 6

2 Йсбопухшнур 1 . 0 1 — КГ г 50 260 Ю Масляная к р а с ка  н а  2  слоя — /37.8 КГ 4 ,5 62.01

3 ЛакостеклотКанЬ _ 4э.ч М 2 1 1 . 0 57.34 ТНЗ€- 8 ВС-£7 ММСС ппер 1 1 Лент а п р о р ези н ен н ая — 49,4 КГ 0 . 2 5 1.23 П о с т
2162-68

4 Рубероид марки Я П - 2 5 0 — 49.4 М 2 1 1 . 0 51.34 тоЬ££Тбч 1 В Лл/оминиевоя к р а с к а — 23 5 КГ 0.96 g.s S & 4 ?-70

5 СталЬ листовая Кровельная 6 =0 , 8  мм. 137.8 кг — 865.4 п П О С Т  
6075-56

Нас.
П р и м е ч а н и е :

Госстрой СССР
с я н т е к п р о е к т
г. Москва 1971г.

Установка для централизован
ного горячего Водрак/оЖенил. ТехномЬнтаэкнс/sr ведомость нс/ 
изоляцию трубопроводов, орма- 
туры, оборудования. 
Ведомость объемов ропот. 
Спецификация но теплоизо
ляционные материалы

Типовой проект.
9 оз-1 -г з 1 и

ППЬбОМ
2  / а

Лист
T M - y t z . f i

6 Лента стальная 2 x 3 0 8 ,S КГ — 1.25
гост

3560-47 ход мат ериалов д ан  с у ч е -

7 Лента стальная 0 , 1 x 2 0 9,15 __ КГ — че.о том коэф ф иц иент а:
для минераловатнШ матов -  /,3
для плит минер&лоёатнб/х -  /, s.

Котельная с Ч котлами 
„ Универсал - 6 м9  на 
твердом топливе.8 Пооволока ф / , 2  мм — /37.8 КП — S 5 H з Ж % е



S£OJ

6
8

to
ГОСТ

3467-60 дпектроды КГ_ э-зч_ 1,306

9
ГОСТ

5915-70 Гайка м ю шт 16 СтЗ0,0110,176

8
ГОСТ

2S90-74 Ир яг /О S 'з9о шт 8 94 0,24 1,92

7
ГОСТ

8509-57 Уголок soxsoxs £-so6 шт 8 94 1,93 15.ЧЧ

6
ГОСТ

8S09-S7 Уголок 50*50x5 £-1292 шт 2 44 4,869,72
5
ГОСТ

8240-56 Швеллер 10 £-гзч шт 2 94 1.96 3,92

Ч _ _ Швеллер 10 в-391 штЧ 443,3213,28

3 Швеллер 10 £-506 шт 2 49 4,388,76

2 ___ Швеллер 10 £-1420 шт Ч 94 1г, г 48,8

i
ГОСТ

8240-S6 Швеллер 10 £ • 1496 шт 3 СтЗ12,8939/57N Япоз.нчерт или ГОСТ Наименование 60измКол.Мог. Sd общ.Примеи.бес 6 кг

i:fo\ Опорная рама
С п е ц и ф и к а м и  я

Госстрой ссср
С А Н Т Е Х П Р О Е К Тл Москва _
Котельная с Чкотлами 
„Универсал-6  " на 
твердом топливе

\материал \Вес б кг \Пс уборочным 142 I g
Установка централизованно
го горячего Водоснабжения. 
Опорная рама под водово
дяные подогреватели и 
насосы горячего 
водоснабжения

б листу лист 
ТМ-\Ц?ч\тн-Щг-7\типобой проект 
905-1-23/ 71

Альбом
V /2.

Лист
Т М -Ц г~ 7



/7р а / /  е </&//у  я .

/  З а к а з  ну*# еле ч а К  а  ч ^  ео н а  0 Ренеза РеРе/сос

0 p o y > y P a P a H 0 e t а у > н а / р у у > у  (/ ф р ^ а у у Р е Р а н а е

не а з г о т о Р а А  e Af о e луо л/ь/^/ле/ / H earn t>/-0

erf. 0 0 6 S о ft Л̂/V

f  Д а н н у*#  30  казну*# Г n e 4 и у  и к  0  40*# у  а с-

с н а  г у  и  f a  m b  е а Р н е с т н о  с  j  а  /с а з  н  о су

ел е ч ир и к  о ч и е а на о (Soy у  Ра Р  а н а а,
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/ертеЯз)
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Приме
чание

/ Опись черт е о/с ей.
П ояснит  е л  ь н  а я  з а п и с к а * П А - / /6

в Спецификация электрооборудования
и н а  /у? ер ста л о б  силобого электро -
оборудования и  э л е кт р о  ос б е ш е -
ниЯ. зл-у/г-г 76

3 77рибодь/ Г/,/ 2 /н а с о с ы  горячего
в  од ос н а б ж е н и я  )  • В л е м е н т  -

н а я  с х е м а . Мг/г-з 77

6 и/каа> у п р а б л е н и я  и /у .  С х  е м а
п о д к л  /о ч е н и Я . Жг/г-4 /г

5 Ш а н  п р о к л а д к и  к а б е л е й .
Э л е к т р о о с в е щ е н и е  к а м е р ь /

У п р а б л е н и я . Ж-£А-з 7S

О пись че/от  е ж :  e J

П о я с н и т е л ь н а я  <3а  / ? с / о К <7
jT О б щ а я  ч а <7/776

П а б о  acre ч е р т  ео/са э л  е К т р о т  е к н и  чеоКоВ
Части So'иного п ро ект е / р а з р а б о т а н ы  д л я  
Ко т е л  6НЫЯ т и п а  / .
В  сост ав  э л е К т р о  теле //e ra  GcKov Част и бхо- 
В ит  сил о в ое  э л е к т р о о б о р у д о в а н и е  уст анов
к и  горя у его  в о д о с н а б ж е н и я  a  о с в е щ е н и е  
P a n  е р ь / у  п р и  б  я  ени Я .

К  Э л  е к т н о о н  a  Sbp е К и е  

6  о т  н о ш е /suts о б е с п е ч е н и я  н а д е ж н о с т и  
З Л е К т р о с н а б п р е н и я  э -л о р т р о  пр и е м н и к а  
у с т а н о в к и  г о р я ч е г о  боВо с н а б ж е н и я  от  но-' 

сЯтсЯ Mo б  К а т е г о р и и .
/7 и т а н и е  э л е к т р о э н е р г и е й  / ^ 0 , 4  k 6 J  п р о -  
и з б о л и т с я  но S p y л/ <р и  <9 е р  о /у  о т  н е  з а 
в и с и м ы х  с /е т о  ч н и К о б  п и т а н и я .
/П о ч к и  п о д  к л ю ч е  н  и Я ,  в ы б о р  м  u p н и  и  с е 
ч ен и я  о/Ьил n v m a / о щ и х  К а б е л е й  о п р е 
д е л я ю т с я  п р и  п р и в я з к е  п р о е к т а .
Д л я  п р о  и в  б о В с т б ,  г д е  п о ч в а  н а с ы -  
щ е н а  а г р е с с и в н ы м и  в е  щ  е с т  в а м и ,

м а р к и  п и т  а  /о  и /  и  х  К а б е л е й  ВолэТснь/ 
бь/тб б б /б р а н ь / с ооо т  вет от бую и/ими  
а / /т и К  о р р  о з и и н ь /м  с/ о б э л о у к а м и .

/77 С ил  о б ое эл  е к т  р о е  б о  р у д о  Р а  п и  е  
/ / а  п р  Я л е е  н и е  сил о бь/х э л е кт р о п р и е м н и К о в  приня
то б, Н а п р я ж е н и е  ц е п е й  у п р а б л е н и я -£ Я О б
п е р е м е н н о г о  т о К а .
б и т  a  H u e  э л е К т р о В б и е а т е у /е В  н а  со с об о с у 
щ е  cm б л  я  е т о я  о т  д в у х ф и д е р н о г о  ш к а р а  
упр а  Pj/е н и Я  о ер  и  и  7ЛУУ б / 90.
//о  м и  н а л  6 н ь /е  В а н  н ь /е  элект ро дб с/га  т ел  е й  п р и 
н я т ь / по  б а н н ь /м  т е п л о т е х н и ч е с ко е ! ч а с т и  
п р о е кт а .

3  К а ч е с т б е  п у с К о б о и  а п п а р о т у р ь / а  а п п а р а -  
т у р 6/ Зспуи /пь / п р и н я т ь /  pycA/а т М с / /7Л?£ е/ аг£го- 
м а т ь / 6 3  - /у s j по о т  о £ л * ел. we £  л-опплехт е со
ш ка  р о м  у п р а б л  ения,
У п р а в л е н и е  э л е К т р о д б и г  a m  е л я м и  п р е д у с м а т -  
р и  б а е т с я  со ш к а  у? а  у п р а в л е н и я . Р е з е р в н ы й  н а 
сос б к л /о  ч а е т с я  о б т о м а т и ч е о К и  п ри  а б а - 
р и и н о а  о с т а н о б к е  р а б о ч е г о .
Р а с п р е  д е л и т е л ь н а я  °еп?б п р и н я т а  р ад и а л в н о и  
и  вы полняет ся прободом  Я/7 3  -  600  б  во до г а з  с п ро  -  
в о д н ы х  т р у б а х ,  про  к л  а  д ь /б а е м ь /х  б  п о л у •

/у  Э л е к т р о о с в е щ е н и е  

В ел и чи н а  ос б е сц е н н о с т и  к а м е р е /  у п р а б л е н и Я  
п р и н я т а  б  ооот бет ст бич с г л а в о й  б  -К-Э ~7/в/Ги/7  
„ 1/сКусст бенНое осбеи/e /s u e . Г/ормь/ п р о е к т и р о 
в а н и я *  67р  о е р  т о м  п р е д у с м о т р и  б а е т с я
о б щ е е  о с беи /е  н и е . РапрЯ о /сение с е т и  освещ е
н ия  ^  £ 2 0  в . В и т а н и е  о с в е щ е н и я  пре д у е 
м а  т р и  б  а  е т  с я  о т  р е з е р б н о  и  г р у п п е / и /и т К а  
ос б е и /е н и я  К о т  е л  б H o t!.
Г р уп п  о б а я  сет ь б ь /п о л  н я е т с л  к а б е л е м  
/7 Н Р 6 -  0 ,5 м б  б  р р а н ш е е  и  к а б е л е м  J //P S *  н а  

о К о б е /х  п о  с  т е  н а м .
б /п р < у б л е н и е  э л е к т р о о с в е щ е н и е м  про  и з б о  - 
В а т  о я  бб/млн? ч а  т  ел  ел/, у  с т а  но б л е н н ь /м  н а  
г р у п  п о  б о н  щ и т К е  К о т е л ь н о е ! и  бь/клнзча- 
т е л я м и , у с г а н о б л е н н ь /м и  у  б /с о д а  б  К а м е р у  
а  б  п о м е щ е н и и  К а м е р ь /.

У к З а з е м л е б и е
Д л я  о б е с п е ч е н и я  б е з о п а с н о с т и  о б с л у ж и 
в аю щ е го  п е р с о н а л а  м р е В у с м а т р и б а е т с Я  
З а з е м л е н и е  в с е х  м е т а л л и ч е с к и х  н е  гг? о -  
К о б е В у щ и х  ч а с т е й  э л е К т р о о б о р у д о б а н и Л

----------------------- ----------- “ / 5

согласно <?Я Г" Г  ПУЗ / б  6 6 г.
Д л я  з а з е м л е н и я  К о р п у с о б  э л е к т р о д в и г а т е 
лей и еп сЛ б З у/о т о Я  о т ал ь н ь /е  т рубы  сило бои  

сети, ст ь/Ки К о т о р  б/ос Вол Лень/ б ь /т б  п р о 
в а р е н * / о К а ж д о й  ст аро н ь / б  В  б  у  ос 
т о ч к а х  и  и м е т ь  н а д е ж н у ю  о б я з б  
с е с т е с т в е  н н ь /м и  З а з е м л и т  г  л я  м и  

(  и с к л ю ч а я  т р уб о п р о во д ы , у к а з а н н ы е  
б  п. Г - 7 - 5 2  /7УВ / 6 6 6  n j .
V 7о т и , по д л  е ж а щ и е  з а в  ем  я  е н и н о  ?
д о л ж н ы  и м е т в  надео/снун? м е т а л -  
личе о к у /о  о б я з в  с  з а з е м л е н н о е !  
не и гр  а л  б/о и  от  о ч н и К а  п а т  а  н и  я.
&  к а ч е  о т б е  З а з е м л я  ю щ е г о  п р о в о д 
н и к а  В Л Я  о с в е т и т е  л 6 н ь /х  а р м ат ур
и сп о л ь зу е т с я  р аб о ч и е / н у л е  б о и  пробоВ. 
Оопро т и б л е  н и е  3  а з е м л  я  /о  щ е г о  устройства
Не В о л  г/с Но п р е б б / сиать В о  л/.

косо гроа со  с Р
слитехпроект
г. МосК б а  7S73n.

Котельная с У  котлами 
/Универсал- 6 м  * на  
гб е р д о м  то п л и в е

Опись уергеэГсей. 
/7оясни тел ь п а я

З о п и с К е /

Toaofot) проект 
9 о ъ - /-г з /7 /

бльбЪп
г/г
Ли0/77

ЗЛ-.



//£

h/n
/ /а  именование

£д.
изме
рения

Кол- 
~ So Примечая.

— 1 г 3 * 5

Сил о So е эл е н тпооВопудоВаниз

I  Двигатели мехамизмо/5.

/ Дбигателб асинхронный 3 8 0 В 

о Коро тКозамКНу тым рото
ром, защисц е иное о иополне-
н и Я  ДОМ-Я; 4; 5  м£ю, ЗЭОО 

/ 7  А'омпяея г  нь/е уогробсгДсг.
шт. е

г U/каср упраВленир дВужридерныи 
типаШУВ/о/-аз62/7с заземленной

клеммой „2 *
Й ЛаВелонил пподнЯи ия.

шт. У

3 Яро Sod BH3-SOO с алюминиеВои 
орилои с лолихлорВинилоВои изоля

цией /к 2,5 КВ. мм 
/? Монтозкные Конотя.чКиии и

М 4о

детали.

ЗВод ЭиВкий К  568(7’= /2 5  мм) шт. 2
v Металлы. Металлические

и з д е л и я .

5 Труба стало мая Водоеазопро- 
Водная том Косте иная по 37У*/мтн 

УкрНМГП Я  5 7 6 '6 4  с цилиндри

ческой резедой Комплектно 

с мусрТои по ГООт 8S66-5S 

с уолоВт/ым проходом 3S m m м Уд

i 6

У 2 3 4 5

3  л  е н  m n o  о  о  B e  о ц е н и  е  .

7  В ы к л ю  й о т  е л и .

6 В ы к л ю ч а т  е л 6  2 5 0 В ,  6  о р д н о п о л н т с н ы и , 

п о б о р о т ы й , б р о /з е о н е п р о н и ц а е м ы й  }  

д л я  о т к р ь /т о и  у с т а н о в к и . ш т . 3

/7  д о б е г и  т е л е  н ь /е  п я и б д я ь /. Н о т о й -

м и К и  с  б е т а .

7 Я р м о  т у р а  с З ащ и т н о й  с е т К о и , 

п ы л е н е п р о н и ц а е м а я , д л я  п о м е щ е н и и  

с м и м и ч е с к и  а х т и В н о и  с р е д о й ,п о д В е с н а я , 

В е з  о т р а ж а т е л я  СЗС-бО, 60 В т , с 

п а т р о н о м  Н  3 7 ш т . г

8 Д а м п а  н а к а л и в а н и я  22оВ, о б с ц е г о  

н а з н а ч е н и я  о  ц о р о л е м  Я 2 7 - 7  

Н г г 2 0  - 6 0 ,  6 0  В т  

/7 / Я а д е л б н а я  п /о о д у Р и и я .

ш т . г

9 Я а В е л ь Я Я Р 6 '0 5  к В  с  а л ю м и н и е в ы м и  Ж и 

л а м и  с р е з и н о б о и  и з о л я ц и е й  В  р е з и н о 

в о й  н е г о р ю ч е й  о  В о л о ч к е , В р о н и р о В а н н ь ю  

д б у м я  с т а л ь н ы м и  л е н т а м и , с  З с п ц и т н ь /м  

н а р у Л с н ь /м  п о Р р о В о м  2 * 4 к В . м м . м 7 5

io Кабель ЛНрЛ- 0,5к В  с  а л ю м и н и е В ь /м и  о р а л а  

Ми орезинобои изоляцией и  оболочкой

2  *  2 ,5  к В . мм.

/ / П р о б о д  П Р Г с  м е д н ь /м и  э К и л а м и  £  п р о п и 

т а н н о й  о п л е т К е , г и б к и и  Л ^ д к В .  м м  

tv  М о н т а о К н б /е  Р о н с т я н К и и и  л  Л е т а л а

м S

Э л я  з а р я д  -  

к и  о с В е т и - 
т е л б н о и  
а р м а т у р ы

72 К р о н ш т е й н  д л я  К р е п л е н и я  

о В е г и л  б н и Р а  У 7 /4 Ш Т . г

с о е / *Госстрое} ,слнтехпроект\
е. Мо оКба 4 9  7 2  / 1

Котельная с 4котлами 
„ УниВерсаЛ" 6*1" н а  
твердом топлиВе

Спецификация элект ро  
о Кору добания и  м ат е
риалов с  ил о бод о электро- 
о$ору до бамиЯ и  электро 

осВеицениЯ

Гипобод проект 
9 0 3 -7 -2 3  / 7 /

ДЛбдоМ
2/2

Л и с т  
Э Л -У / 2 - 3



‘ь з а о в

*3 8  О а

/ 7

П РИ М ЕЧА Н И Й :

/  Ов о з н а ч е н и е  < p f )  соответствует знводс/сои  м ер- 
Киров е е  з а ж и м о в  в ш к а ф у  вправлений.

Z П е р е д  п уско м  н а с о с о в  и зв и р и т ел и  у п р а в л е н и й  
Я У - /  и и у - z  д о л ж н б / НАходитб с я  в п о л о ж ен и и /
„МЕСТ "УПРАВЛЕНИЙ
После п у с к а  к л ю ч  н а  coca t В б /вирнем ого р е зе р в 
ны м , переводит ся в п о л о ж е н и е  ,, нет."

S
НУ-/
НУ-Z

ААкетнб/и 
пере к  л  rv vа  теле

ПАЗ-
- /o/ hz

^380
Во. Z

У
ГУ-/
ку-z КНОПКА УПРАВЛЕНИЙ

ксг/-
-/Z

v380 
ба Z

3
л - /
П-2 ПредохрАни теле ПРС-6-ПИл ВСТ.-63& Z

z А -/
R-L Я В ТОМА ТИ чес к  и и  выключптелб

Я К63-
-ЗМГ

vggAZwv 
Jtp»cn *1/5с. Z

/ Л -/
A-Z ПУСКАТ6Л6 МАГНИТН61И

я м е -
-//г 2 S3*.9.‘ /ОА Z

В ш к а ф у  у п р А в л е н и  я  Е/У

Z — Шк а ф  у п р а в л е н и й
ШУ S/oV-
-оЗЗгЛ — /

/ a ЭлектродвигА теле
ffo-sb

-Z
'J/Og-j %Sea Z9oooE/M*h z

У  М ЕХАНИЗМ А

У /
п/п

о воз-.
НПЧЕ- НИ£ ПОear ей £

Наи м ено ван ие Тип
TeacHttve.

cjche
дпннбге

кол- 
-во

примеча
ние

П е р в ч е н б  эл Е /ст р о о ео р у  д о в А н и я

Госстрой СССР
С Я Н Т Е Х П Р О Е Е Т  
г. Посеве /S7Zr.

/Сот ел в пай  е У котлами 
„Универсвл- бм  " 
на твердом топливе

П р и в о д е / //, /Z  

( н а с о с ы  горя у  е г о  
В о д о с н а б ж е н и я ) .  

Э л е м е н т н а я  с х е м а .

Типовой проект 
9 0 3 - /-Z 3 /7 J

ЯЛбВРМ
J / Z

Лист
9 Л - / / 2 - 3



U
/C

//7
7 

а
в

т
о

г-
т

а
т

и
за

с/
с/

с/

лп
вг

 /
/<

2
.S

) Г
 2

5

bug  спереди Д в е р ь  (  вид с з а д и )
1&

Л р им е иония:

i. Обозначение -fat- — де м о н то р о ва ть

г. При привязке £  Z—У прост а бить
парку и  сечение  аки л  кабеля

Госстрой СССР
С А Н Т Е Х П Р О Е К Т Шкаср управления

Типобои проект 
9оз-}-гз/7(

г. Посева /5 72г. ШУ. Схема Л ль бон
Котельная сУкотрат 
„Универсал - £ н "  на 
твердом топливе

FA
подклю чения. Лист 

Эл- 9/2- У



19

Г о с с т р о й  С С С Р
СЛНТЕХПРОЕПТ

<?. л о с к & а
ftome j)b*Q я с А' л-отла/п^ 

Унцберсал  - 6г?"ло 
/77бердо м т о л п /  бе

/7 /? а /У яро/г лайки  
/га Зру? ей.

3 /)Р/гтроос бралв- 
яи& /гам еры  

У яра 6 лениЯ.

га подо О проект 
9 0 1 4 -3 5 /7 1  

Я л о в о м
2/з

Л и с т
эл-g/г -  S'



П о я с н и т е л ь н а я  запет ыv WL

6  а л ь б о м е  п о м ещ е н ы  р а б о ч и е  ч е р т е ж и  т е п л о м  е о ' , ' /и -  

Чсс кого  кон т р  а л  А у с т а н о в и  г о р я ч е г о  боаасН обЬ/ссния а л  б 

к о т О Л Ь н Ы Х  С " 4 ^ 8  Ч у г у н н ы м и  с> е к < - is o .h и н г т и  к о т л а м и . ,  У н ^  -  

ёсрсагл ~ б П  "

Р а б о ч и е  ч е р т е ж и  с о д е р ж а т  основны е р е ш е н и я  п о  

оснащ ению  контрольно- и з м е р и т е  льны  м а п р и д о р о м и  гехно- 

логиуеского о бо р ^д об они*^ ,ТиноС /с*, го р* чего ёаоо^мабз/сенц  

В объеме. д о с т а т о ч н о м  д л я  н а д е ж н о й  и  дезобориинои  

З кс п л у  с/m a  ц ч * / В соолтё^птзтбии с т р е б о в а н и я м и  ел аВ б ,\ 

JY „ У к а з а н и и  п о  пр<оент<^ра£они+<з к о т е л ь н ь л х  у с т а -  

Hoga/c" (СW -  CSC -S 6 )

Узгп&нобкаг м ест нняг п р и  б ар о В  и  о т б ор н ы х устрой?н 

П р и ы р л ?су но от расли  *. ь/,ч н о р м а л я м  а д с ц е п р о п ы с а л е н н о 

го н а з н а ч е н а /) ( П З Н /  З т и  н о р м а л и  и м его т о я  у  Всех монтаж. 

HbtJt и  н а л а  д а ч н ы х  организации, поэт ому л еРанно/пу п р о е к 

ту н е  п р и к л а д ы  д ол от е/. &  о л у^ чв  н е о б х о д и м о с т и  сборни, 

ни $гих Н о р н  а л е й  итогуm  быть З а к а з а н б / В Л е н и н гр а д с ко п  

р о и л и а л е  и н с т и т у т а  С Р р ^ э н е р г о  с т р о и  / i o  х д р е с у :

Л е н и н г р а д , Д  ~бб, У х а е р е о н н а р  р е к и  H o Z ku , 47.

П ^ е п п о т е х н и и е с к и и  к о н т р о л е  

У ст а н о С м a  го рячего  В о д о с н а б ж е н и я  о сн ащ ает ся  ми

н и м а л ь н о -  н е о б х о д и м ы м  Н о л и  чеот бом  ко н т р о л ь н о - измерь  

т е л ь н ы х  лриЗороб, т р е б у ю щ и х с я  для б е з а В а /р и ч *  н о й  

и  ж о н о л и v Н о и  р аВ о т ь т :

O j при п о л о  чци п о к а з ы  В агО щ их п р и  о  o p  о *> р о / .  

п и р у ю т  с я  п ар ам ет р ы . н а б л ю д е н и е  З а  к о т о  реи л  и  

н ео б хо д и м а с?ло п р и  С и л ь н о го  В е д е н и я  т з и и н а л з  - 

г и ч е с к  use п р  о ч е с  си « ;

o j  си  г н и л и  сиру/*ощ  и л и  п р и б о р ам и  ко нт ро ли рую т ся  

п а р а м е т р ы . о т к л ю ч е н и е  o r  н о р м  о/ ко т оры х п ож ег  

п ри б егш и  /с а £ о р и и н ы м  н о р у и и в м ч А л  технологи *есАо- 

ТО ту О^сси и., и К абарии ному состоянию обору добанир. 

С  и г  н а л  и з  о  и  и  я.

3 ус т а н о в ке  г о р я ч е г о  В о д о с н а б ж е н и я  зопроектиро- 

£ а н а  C'Se'na fyA o B sr с и г  ней » uj} а  щи Я п о  бы сие н и  Я и  п о 

н и ж ен и я  у р о ё н я  В  а х /у  м у л  я  т о р н ы х  Б а к а  ас и  сигмолсвеция 

От А л • о у емия н а с о с а  б  е о р м и е  г.о В обо с н а б л < е н и я .

С и: ем  с/ у п р а в л е н и й  З л о  -т ^ а д б и за т е л я п и  насосяВ  по

ря чего В одоем а S o ke  н и  Я п о п е и ц е н а  €  у л е к т р о т е х  ни- 

чесАои ч а с т и  п р о е к т а .

CLfU/n п р и н я т  с и К а ер н о д  п а л о  Г а б а р и т н ы й  по  ГОСТ 

dS V V -B B . СС /ит  сл ед ует  Заказыват ь н а  п р е д п р и я т и я х  

З з а В п о н т а У с а В п у о л а /п и к и  Н инист ерсгпС а с п е ц и а л ь н ы х  

строительные и  л  о н  т а х  нь/ас робот  СССР. /?ита н и  е  электро

энергией bCjumo у с т а н о в к и  Соря чего В о д оснаб ж ен и я  п р е 

дусмат ривает ся односрозны м током ^гсоВ, SO ей д В уп »  Ф “ ~ 

д ор о л и  (р а б о ч и й  и  р е  JCp6H b Z ; от щ и т а  к о т е л ь н о й .

О пись и е  пт еокеи

к
r>f/i

/ / а  и м е н а  д а н и  е  

ч е р т е ж а

Ромер
Ч В р^

теокеу

н
с.траг-

н и и ы

Лри-  
л е и а -  

н и е  _

/ З а г л а В н ы и  j ) u c m Я -у /г -1 2 0

г C n e c fu c p u k a t /u p В-Т/г-г 2 1 ; гг

3
/У р и н щ и п и а п & н а я  т е х  н а л о г и  wee - 
к а я  сгс е л а  к о н т р о л я J'1/г-з 23

4

г з а а а м и е  За боду изготовителю) и з ъ е л а  т е х н о л о г и ч е с к о й  сигнален
Зауи и. 'Э л е к т р и ч е с к а я  слегло neuron s# к  у/г-С/ 2 4

S O S uju u  В и д  и ц и т а
(З а д а н и е  з а  боди иэгот оВ ит елнэ /.

f i-y /B -s 2 5

В М о н т а о к н а Я  С х е м а  чтит а  
( З а д а н и е  зав о д и  и зго т о в и т е л ю ). 26

7 С х е м а  В н еш ни х С о е д и н е н и и  приборов к'У/г-7 27

г
/Г )рассы  э л е к т р и ч е с к и х  и  т р у д н ы *
Проба д о к  ^ п р и м е р н о е  НС/пр<У Мнение, Я -у /Ы 2 8

2всг/и̂ вЗ С С С П

С А Н Т Е Х П Р О Е К Те. л о с К б и  гя7г *

ТопоВои проект  
З о з - / / г з /7Г

З с / г л а  В н б /с У  л и с т А л ь б о м

к о т е л ь н а я  с </коТла  
ми„ У н и б е р с а л  -В /V “на  
т б е р д о м  т о п л и В е

1 /2,
А и с т

Л - 5 / г -1



М
ПОЛ/
V&прф
цип
СТР-не

н а  имен оба - 
н и *  ларам*/ 
pci, среда и  
мест о от - 
efopa и м - 
пульса

4

7ре-
?ель-час
1ноч*.
чое
,1‘Ра~чет-ра

Место 
уст а - 
нобки

Наименование и гарегк-терчетина
TT7Unt
модель

**

За бод 
изгото- 
бите ль

77ры/ис -
ЧОн/уЯ

1 г 3 9 5 6 7 8 ~

/  Приборы  т ег?лот ехни*/РСкого к о н т р ол Я

8 / /Темпера - 5°с Трубопро- Термометр 67н  / -05 ° - 22о - /ро _ / Термоме/77- ----- -

тура со/- бод леред ГОСТ 2823 - S9 робь/й
рой Робы бодободя- Забод

Нь/мипобо 
ере Same-

? /слан

о я ми
s/.a -- и--- -И — WP— .у / - О а р а б а  В -2 6 0 -/2 0 / — „ — — // —

ГОСТ3029-59

8г, Температура. 65°С Тру do про- Термометр д н З  - /°~  22о  - /2 0 — — 2 ____ п —

S3 Sofa горяч* - Sod За So- ГОСТ 2823-69
го бодоенаб доббдянь//*
ж е  ни я подогреба-

/пелем.
гга ---и— • — и — —  и— • С?лро-бо. Б -2 6 0  - /2 0 — 2 —  // ■----
83а ГОст Зо29~59

8<i ------ //----- —&— бккум и- Термометр Б  90нЗ - /° -  22о - 55о _ 2 —  /у— ■
85 ЛЯ (тюрю/** 

date.
Г  ост2 8 2 3 -5 9

8 4 * ------- //— - ■■ ■// — ■ О л р аб а  5  *-9о °- р е  о  - soo ,__ 2 —  // —
85 а ГОСТ 3 0 2 9 -5 9

8 6 --------- „ ------------ —ж— Трубопробос Термом ет р 67н З  /° - 2 2 0 -  /2 о ___ / --- к
Seen, горя 
чего бодо-

го ст 2 8 2 3 - 5 9

86 *
снабяееноя

------ * ------- - Р - — On р а б а  5 - 2 6 0 - /2 0 — / // ■

ГОСТ 3 0 2 9 -5 9
8 7 Температура. ss»c Ц и ркул я Термомет р 67н З  -  / °  -2 2 о  - / б о — /

циркуляция* ционны й Гост2823 -5 9
боды горяче трубопро
го бодосноб 
ж ения.

бод.

87а ---------и ----------- —It— — и -------- О араба S -2 6 0 -  /2 о _ _ /
”  I I '

г о с т 3 0 2 9 -5 9
88 Температура 95°€ Трубопро- Термометр 67н Т  -  2 2 о- / г  ? / _____^  _____

прям ой се- бод леред ГОСТ 2 8 2 3 -5 9
тебой dock/ бодободя- 

нь/ми п о - 
рогреба -  

тел ям и.
88а -----------/ / ----------- ■■■ ■ / /  -  ■ О ара ба Б -2 6 0 -  /2о / ____________

ГОСТЗо2 9  - 5 9
8 9 Температуре 7о*£ ТруЬопробор Термомет р Б 9 0 н З  -  /  ° -2 2 о -  /7 0 2
90 обрат ной За бодобо ГОСТ 2823- 59

сет сбой Тс1 дяным ло
do; до гр с S e x  -

т е * ем.

2 3 7/ 5 6 7 8 О
8уа
9оа

Температура, 
ое/ратнои 
оетебоО бо
ды.

7оГ Трубопробос 
за бобобоЗх 
но/м лодо- 
греба/пехом

Опраба 6  < 90 ° - 2 6 0  - /го  
ГОСТ3029- 5 9

г 7̂ РМОМС7- 
робь/й 
ЗаСод 
г, /Глин.

9/ Д а б л е н и е  , 
сырой боды * * &

Трубопробос 
перед боде- 
Водяными 
лодагреба- 
т*лями.

м ано м ет р  пока Зь/ба н?сц и й  
общего н а  з н а ч е н и я

Ш кал а . О-т 6  кге /с м г

О бМ /- 
/6 0  X 6

/ Магомет
рабо/й
ЗаВод
г. ТОМС/е

92
93

б абл ен ие  
боды горяч* 
го додоснаб- 
ысения.

з т
Тру до пробор 
За бодобо- 
дяным по-
догреба ме
лем.

М а н о м е т р  п о к а э ы б а /о щ ч й  
общего н а з н а ч е н ы  я.

и /к а л а . й  + 9 кес/см*-

О б м /-  
/6 0 X 9

2

94
95

•?*- Нолорно/г 
латпрубки 
насасоб го 
рячего бе- 
даснабнсе 
ния

М а н о м е т р  локазы В а т щ и й  
общ его н а з н а ч е н и я

и /н а л  а  С7-Г 6  кге /с м  *

ОБМ/ •  
/6 0 x 6

г

96

9 7 Д абление  
цирк-уляцио/ 
бобо/ горяче
го £одоснаб~ 
онения

з з Ш

] р 51£. he ем*
\

/руЬопробас 
6 ест* го
рячего бо-
доснабнее 
циркуля-  
чоомиый 
т/эудапробор

А /о  н о  м ет р  показы  б а ю щ и й  
общего н азначени я .

и /к а л а  04- б н г с /с м *

М а н о м е т р  л  ока Зь/ба ну щ и и  
общего н а з н а ч е н и я

и /к а л е г  04- / 6  кгс/см  2

0 5 м / -  
/6 0 x 6

0 б М /- 
/60 к /■ 6

/

/ ----7/------

98,
99

Уробень ёодь, 
горячего бо- 
аоснабнее- 
ния £ а к к у 
муляторном 
б аке .

Заа
iSOOt
2/00»

ло месту Э л е к т р и ч е с к и й  р с  г у * я  т о р  -  сиг
н а л и з а т о р  П р о б н Я  к о м п л е к т 
но с 3  d a rn  ч и н а м и  длиной 0 .5 м

ЭрС 9 - 2 2 Забод  
теллобч/ж 
приборов 
г- РЯЗаНб.

/СО расход бодд/ 
горячего бо- 
да с н а б ж е 
ния

9.6-
/*.3”?

6т

Трубапробод 
Веете горя 
чего Водо- 
смаднсе -  
н и я .

в о д о м е р / Зека зь/ба 
е/пся б 
лтелл о ме
ханичес
кой части 
проекта. .

/О/. расход цир
куляцион
ной бодо /  го 
рячега бодо 
снабжения,

<7.74-

Ал

циркуля
ционный
трубопро
вод.

Б о д о м е р Г

Г о с с т р о й ссср.

САНТЕХПРОЕКТ
л МаскЗа______ /972г.
Хотялзная с  / /  кот ла  ► 
м и „  У  шибере а л  - 6  м "  
на тбердом толлибе

Рлецс/фикация.

Типобой лродкт№-/-гз/7/
fAbtfOM

v is
JlfC/TJ

Л - 2 / 2 - 2



ш
поз.

к /а и п е н о  8 а н и е  
С/ Э сора/глт ерис/лика

т и п
&
изпе
оениА

кал ии  ecu 
€о ло

!'а ярое  лгу

Завод иj  го то 
в  и по ель и л и  
постое ё и /и /с

/?рилгрч0.
к и е

77,’ О л о ч иср а к а ч а р  Э л е к т р а  а л л о р а л г у р б /

Саг кноп/со у п р о б л е н и А  * 2 2 0  В, 2 МО. * - 2 0 ш/п 1 . Завод„Злехтро 
пулы "е. Уенил
гр аб

гог кн о п ка  у п р а б л е н и р  — 2 2 0 8 ,7 *0 , 7нз 8 * 0 3 — 7 --------- * ---------

еоз ГРобло свет овое Э в у х л и п л о  вое г с в са

$os J p n a m y p a  с и г н а л  6 н а р
у J c -г г оЧ б е т  п л  а р  о н а  /с р а с н б /и 7

£V7 С о п р о т и в  п е н и е  п р о в о л о ч н о е баёос? п/Р 4бЗ

2п а л  u p  о 8  а  и н о е  2 ос о on л  2  - 2 s 1 2. 2орь/сии

гов J B m Q n a m u чес к и и  быкл/очат ель ~220i ► Эле* ТрООППОрО.
So го расчепигепб fa, то* отсечки 7.зЗн А 6 3 -7 П —it— 4 нь/и 3 -8  г. typeх

<2о 9 Л а к е т у ы и  л е р е к л ю  чогвлб^ггоё, Юа nnsi-f‘fO/s/3 / Электротехни
ческий завод  
г. ТЛаи/кен/п

г/о Реле про п ео кут о чн ое  ̂ 2гоё, 2мо, $а.з, 3 -3 »  Р е л е  и
2п  с п е р е д н и  л  /ури  с о е д и н е н и е  л ПЭ- -2 1 —* - if сгётопа/пи/со*
про  £о  суо £ г. к и е  8

"Зле/гтро annoр  а  т у р  crt sue л о с 'л -э а б л /ю т о р  /с о го л  л  РА: т н  о с о  с ц о /л о л

2о4

ео&

J o n n o  к  т а б л о  ^ 2 2 0  б , 70 8 т  
Ч о/с сэл 6, б  и /  - /S

J a n  л о  A apsoermype J C ~ 2 2 o  
*140 ё, 8  6т ,с)окО лЬ 2 - /Ч

рнц -гго-ю

с ц -г г

io
5авод„ЭлеК7р<. 
пульт "  гор. 
Л е н и н  г р  а  б

rtf/

* h
1

/7бил? е н о ё о гн и  е

г

о бозначение  
п о  ПЗСТ/гу)

з

т Ч&р/т пеон TJpune-

Ар
*o мта опемоб Схенб/ чанtue

м  Сп е р и р о  и /с с / С' и Р  U fu m o  <8
s 7

1 U j$ t /m  ш  к  aqpnou
пало г а б а р и т  нс/и  8 о о /4 о о  х&оо

Щ Ш П - Соо* 
*4о о  х S co  
Г о с г  
3 2 4 4 - 6 8

7

22

Ш

%
J/cr и п ен  о 8 а  н и  е  

и х а р а к т е р и с т и к а

Л7ип, у  слоё
ное обозна

чение

Розтев
A r t

Sec
одного
изделия

количество 
по проек. 

т у

Opt/печи-
нир

1 е 3 4 зг 6 7

JV С  п е и /и е р и к а ч  u p  л о р у  б  о п р о  8о сР н о  и  О Г р п а т у р ы

7. конт рольны й т р е х ж о З о В о и  к р а н кт/с 4 О.з 7

А/

%
/7а и п е н  о 8ан и  е

О б означ ен и е  п о  
ГОСТ {т у ) или норпали

бдиничь 
из пере- 

нир

копичесг- 
8о по  

проекту

П р и п е  * 
ч а н и е

1 г 3 А/ S £

J4 С ? л е  C fuepcs/ccr ч а р  к а б е л е й и  п р о в о д о в

1. к а б е л ь  к о н т р о л ь н ы й  с а л н о л и н и е  
Выпи с к и л а п и

jkHPsr-tfxe.s А? 3 6

г. Про в о 9  С п е З н ь /n c / э к  и  л  а п  и П Р П  -  1X1.S — /I— 1ЭЧ

~ п _________________________ 5 ________ ________________________ I 3  ________ i *  iI . . * ■  i 8

W Сле ч иЯ°иксУчир основных понпг>ао1сн&/ос п а т  ери ал о 8  и изделии

7. Соединитель нс/р кора б ко
н а  4  заохсипа

С к - 4 ш т г

г. Л1руба ст альнар бес си о € нар 
74*2  - го

ГОСТ
S 7 3 7 -S 8

л 74

з. т руба ст ал ь н и к  бесш обнар
eox2ts -го

ГОСТ 
8734-SB — 3

4. труба бобоаазолрободнар JJ2S ГОСТ
в г е г - б  г

— и— 4 s

S Р у к а  8  п е т о й * л  и  ч е с к и и  

гиб кие) З а и /и т н ь /и  

Ц и л и н д р и ч е с к о й  к } 8  * Ю т п

о г у -г г - 7 7 8 -8 6 79

Госсгт>р>о2 СССР
СЙНТБХПРОЕКТ

с*. P o c /c S u  fP7e<?
/СотОлбнс/fi с бКоГлопи 
„Т/нивереал -  6А7 *  н а  
т в е р б о л  т о р л иве

Типовой лроект 
SO J-1-23/77

С п е с /и ^ 7 С б с /и Я ЛПббО/7
S /Z

Л и с т
А - Щ - Л _



т руб оп ро во д  оря пой сет  сбой 
боды

Л р и м е ч а н и я :
/. Приборы, позиц ии  к о т о р ы х  н е  у к а з а / / * /  

на  д а н н о й  схем  о, заказы  д а /о т с я  6  
элект рот ехнической ч аст и  п р о е к т а .

е. Услобнь/е о бо зн ачен а  я принят ы  по госту 3025-59.

Госстрой СССР
■САНТШРОЕКТ

<?- нос к  6 а / 9 72 г.
/ГотелбнаЯ с Л котлам 
.. Универсал- 6W л на  
т вердо п  т о п л ив е

/7р  инц ипиалоная  
т ехнологическая с х е к а  

контроля

типовой про г к  л
903-1-63/7/ 

Глобог? 
£ / г
Гист.

Г - у /г -  з



/7игаnu е его 5
Наличие 
на пр я хгемия

Звук о Зои  

Сигма л

Опробование 
света бог о 
и збухо босо 
сигнала

съел
З в уко в о го
с и г н а л а

Уровень  

6 аххуму- 
ляторноп 
Saxe /ту 
бь/сок

Уровень  

6  а к к у м у 
ляторном  
Saxe У 1  

н и з о к

Уробень 

6 акхуму- 
ЛЯторном

В ахе /г£ 

бь/сок

Уробень  
б а к к у м у 
ляторном 
S a x e  /ге 

н и з о к

Насосы  
горячего  
S odocnaS  - 
ж е  н и  я 

отключены

элех /про дбиг а  /77 елями.

2 4
< JH

0.^ $Sj5) SOt
§  S'Q tj

n i l s
^ «5* ^
J5 *»? o' c* S чс ; о c; ^

, i „

о ^

S - I ^ o .

а е :

■а с о'Л О *ь

<*0
&
">
$

---- бс

S »

>с ^  Я# Ъ к  о
нас mo yema -
й г я Щ и т  устамоб/ги горячего водоснабжения

/7  е р е  йена э л е кт р  о ап п ар ат ур ы

/?Рр 9/у ли? чат е ло -//?/?'' 

диаграмма работы ко нгакгод

/?лм / -  /о/v e
Обоъна-
чение
цепи

ра 00099
питание Огключенс резеро мм 

питание

1 — \
У X

— —

г — —
X

ы
%

обозна
чение по 
схеме

//аисте но банцр /Л и п
техни
ческие
данные

тг-бо ! I

/
V7TCTP7IC
РПСУРПтЗЯ Реле промежуточное ЛЭ-6 ** его 6 

2Н02НЗ,2П 2

г iTCr'STC Тадла световое двухланлобм TCS — 5

г — Лампа к  та8ло
PH и,
его-то

2̂e!Q6.10(hЦ(№ЛЫЩ-& 10

ч Л/ГН
РРНатурй ейг наль/гая .  
цвет плафона красный ЛС- его 1

5 — Лампа к  арматуре лс-ед си,-s i ** по 6, S6t 
РШ6Р-1Ч 1

6 / А Со про ти Зле ни е л э -гз еооо ап /

7 /гос /Гнопка управления /Г-20 '  ё 50 б 2 НО 1
2 /тсс /гнолка управления /Г-03 -* ее а 6 /но. унъ_ 1
9 36 Звонок з&л-'его гёйб

г.ев/т7 1
iO 1ЛЫ-Ш Л в тома/пичес кии быкл/о чател о ЛОЗ- /М -/ёёов 

/а  ' 4
Н /пп ракетный переключатель помт-г̂ ^  8206 /Об * 1

Госстрой СССР

САНШПРОЕКТ
с*. ПО С К6а 19189.

/Го т ельная о4/гоглат 
„ У ниверсал- е ж "  на  
т в е р д о м  т о п л и в е

С х е  м а
/7?е х н о л о е и и е с к о й  

с и г н а л и з а ц и и .  
Э л е к т р и ч е с к а я  с х е м а  

л и т  а  ми я.
(зада ми о заводу из еотовс/гелк

типовой лроек/п 
903-S-23 /7 /

Л л о 8ом
2/л
Лист

J - F / P - #



ZS

cpctcod

т . ‘з

Л е в а я
б о р о в а я

СтвНКс/

/Гомлановка аппаратуры с понта&снои стороны 
щита /V /:/Р

Правая

§?*оёа* Д£еРча
Гёид СЗа&р

З а д н Я Я

о т е к л а с / п е н / с  а

Перечень Надписей на т**л.лп

П е р е ч е н ь  н а д п и с е й  6  р а м к а х

Спеццср икация изделии и материалов

~7Г
та5-
ро

/77 е А cm Хал-
ёо Приме/.

f А/асосбг гор* чего Водоснабжения от клю чены i

г Уровень В аккумулят орном З оне H i Высок 1

3 Уровень В аккум улят орном  баке p i  низок 1

4 Уровень В аккумулят орном б аке  н г  Вь/сок i

S Уровень £  аккумулят орном  баке  л/*<? н и зо к /

н
АО
черт

У  а  им ено в ание /П ип
Хал.
во Примечен.

ф
Щ ит  ш каернай  ̂

мело еабарит  нй/и
щ ш м -  еоо х400 л&ОО 

го с т  зг4 4 -е в /

0 Рамка для нарписи Р Л П  -S 5

Перечень аппаратуры на spacer (Ре щита

И
ром
Ки

т е к  cm
Хол-
во

Примеч.

i О пр об о ван ие с и г н а л и з а ц и и /

г С& ем звуковое о с и г н а л а /

3 /71 ел н о  л о ги ч е с ка я  с и г н а л и з а ц и я S

4 У р о вн ем ер  аккум ул ят о рного  б а ка  H i /

5 У р о в н ем  ер  а кку м ул я т о р н о го  б а к а  н г i

6 Р е  с е р  6 i

7 &ёа<Э -v г го ё f

член.
челе
Чир* У аим еноВ ание / 77ип

техни
ческие
ванные

/сол
•Во Примечай-

го/ Акнопка у п р а в л е н и я К -го
ггов,

в н о /

гог кнопка у п р а в л е н и я А -оз
~ггов

ГКО, i*3 /

<?°3 табло световое двухламповое TCG — S

гы/ Jet мл о К т абло
Р Н У - 
его-/о

~ гго£./об> 
целом &н& fo

Зое
А рм ат ура сигнальная ’ 
цвет  пласрона А р асн о /и рс-гго — i

гов Ja/vna Аг а р м а т у р е  PC-все Сц-бГ
~ftog. M r
цеЛол&рЛ /

Перечень ап пар от ур ь/ Внутри щите?

/лоз
went
яи<ри

Обозно - 
чение по 
схеме

Aia/име н о в ан и е т ип
техни
ческие
ванные

Кол-
во Приме ч.

/А п п а р а т у р а  н а  д в е р ц е

го? ft С о п р о т и в л е н и е лэ-as вооооп i

/А п п а р а т у р а  н а  п р а в о е / б о к о в о й  с т е н  К е

гог /яв+Ш
П вт опат и '/есКии  

Зы Клю иат ел 6 Я63-Гм
~ггов.

Га 4

го$ //7/7
Р а к е т н ы й

переКл/о  ч а т  е л  6
млмг-
io /нг

~ггов,
iO a /

/А п п а р а т у р а  н а  З а д н е й  с т е н  Н е

г/о
чялс, гне, 
°лс/рт$к * ft 1 1 0 1 ft /7Э-6

•^ггоё
гко,г*з,гп ё

Г о с с /п р о  6  С С С  Р

САНТЕХПРОЕКТ
«?. /чоск&сг /3?гг.

/Хотелбная С 4  Котла/рс 
* Универсал -€ > м * н а  
/п в е р в о п  т о п л и в е

ОбГщии ёид и/с/т o' 
^Задание заводу 

и з е о т  о в и т е л ю  ■)

Типовой п р о е к т
Э оз-< -гз/7г

Я л 6 6  ом
Ж / г

д и е т
В - У / г - я



as

Левая боковоя ст екла
Задняя с /п е н к а

/7р  а  б а я  боковая ст ер ка Дверца ( вид сзади)

/ S 30L __^3O ^>_O-------н

/г—22L
34s

зо/

~r̂ }(<G\ r \ | 0 ф Ь ,

337

/7ереуеНб надписей н а  маркировочных колодках

К
п/п Т е кст

Кол-
во

Примем

Г В в о д ^  220S /

/7 Р езерв /
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температуры Выполнены в тепломехсГническоо 
чисти проекта.

3. Все и иди вид у с/л ьные вс/землители присоединить 
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