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БЛОКИ УТИЛИЗАЦИИ ТЕПЛОТЫ ВЫБРОСНОГО 
ВОЗДУХА ДО 40 ТЫС. МЗ/Ч

А Л Ь Б О М  VI

П Е Р Е Ч Е Н Ь
Альбой I - ПЗ Пояснительная записка.

БЛОК УТИЛИЗАЦИИ ТЕПЛОТЫ ДО 10 ТЫС. М3/Ч
Альбом II -  ТХ 1 Т ехнология п р о и зв о д с тв а  .

-  АС 1 А рхитектурно-строи тел ьн ы е
р е ш е н и я .

БЛОК УТИЛИЗАЦИИ ТЕПЛОТЫ ДО 20 ТЫС.М3/Ч  
Альбом Ш ~  ТХ 2 Т ехнология п р о и зв о д с тв а  .

-  АС2 А рхи тектурно-строи тел ьн ы е
р е ш е н и я .

БЛОК УТИЛИЗАЦИИ ТЕПЛОТЫ ДО 31,5 Ш С .М 3/Ч  
Альбом IV ~  ТХ 3 Т ехнология п р о и зв о д ств а  .

-  АСЗ А рхи тектурно-строи тельн ы е
р е ш е н и я .

А Л Ь Б О М О В :
БЛОК УТИЛИЗАЦИИ ТЕПЛОТЫ ДО 40 Ш С .М 3/Ч

Альбом V ТХ 4 Т ехнология п р о и зв о д с тв а  .

АС 4 А рхитектурно- строи тельн ы е 
р е ш е н и я .

Альбом VI - АТХ А втом атизация техн ол огии  
п р о и зв о д с тв а .

Альбом VII - СО Спецификации оборудования

Альбом VIII - С Сметы .

Р А З Р А Б О Т А Н :

АО ” ГИПР0ИВ ", г. Мытищи .

Главны й инж енер  и н сти тута  Н А  Ш иряева

Главны й инж енер  п р о ек та  « 3 5 * / Л  С Б он д арец

У тверж ден  и  в в ед ен  в  д ей ст в и е  
Комитетом Р оссийской  Ф едерации  
по хим ической  и  н еф техим ической  
пром ы ш ленности  Реш ением  
от  24 .11 .1995  г., N* 0 9 / 1 - 1 1 - 9 9
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ч . : С О Д  Е Р  Ж А Н И Е  А Л Ь Б О М А  V I
т*

листов
Наименование и обозначение документов . 

Наименование л и с т а .
N*N*
стр

i 2 3
О б л о ж к а

Т и т у л ь н ы й '  л и с т 1
С о д е р ж а н и е  а л ь б о м а 2

А В Т О М А Т И З А Ц И Я  Т Е Х Н О Л О Г И И

П Р О И З В О Д С Т В А  -  АТХ

1 О б щ и е  д а я н и е  ( н а ч а л о ) . 3
2 О б ш и е  д а н н ы е  f о к о н ч а н и е ) . 4
3 С х е м а  а в т о м а т и з а ц и и . 5
4 С х е м а  с о е д и н е н и я  в н е ш н и х

п р о в о д о к  ( н а ч а л о ) . 6

5 С х е м а  с о е д и н е н и я  в н е ш н и х
д н о  в о л о к  ( о к о н ч а н и е ) . 7

в П л а н  р а с п о л о ж е н и я . 8
7 У п р а в л е н и е  з а с л о н к а м и .  С х е м а

э л е к т р и ч е с к а я  п р и н ц и п и а л ь н а я

( н а ч а л о к _______ _ 1 9
8 У п в  а  в л е н и е  з а с л о н к а м и .  С х е и а

э л е к т р и ч е с к а я  п р и н п и п и  а л ь н а я
( о к о н ч а н и е ) . 10
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ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

Д анны й проект автом ати зац и и  р азр а б о тан  н а  основании:
-  з а д а н и и  н а  п роекти рован и е от снеж ны х отделов;
-  врем енны х ук аза н и й  п о  проектированию  систем  автом ати зац и и  

техн ол огич ески х  процессов

В С Н -281 -85  
М инприбор СССР

-  и нструкции  по проектированию  эл ектроустан овок  систем  а в т о 
м ати зац и и  техн ологически х  п роц ессов

4

В се приборы  к о н тр о л я  , предусм отренны е в  п р о ек ту  
серийно  вы п ускаю тся о теч ествен н о й  пром ы ш ленностью

В се м етал л и ч еск и е  нетоковедущ ие ч а с т и  устан овок  автом а
ти за ц и и  и  к о н т р о л я  могущ ие о к а за т ь с я  п о д  нап ряж ен и ем  п ри  
н еисправности , п о д л еж ат  за зем л ен и ю

М онтаж защ и тн ого  зан у л ен и я  д о л ж ен  бы ть в ы п ол н ен  согласн о  
и н струкции  по  м онтаж у защ и тн ого  за зем л ен и я  и  зан у л ен и я  
ТИ42508&  17000 ГПИ "ПРОЕКШОНТАЖАВТОШИКА*.

ВСН 2 0 5 -8 4
М инмонтаж спецстрой СССР

-  Д л я  разм ещ ен и я  п риборов и  си гн альн ой  ап п аратуры  
п редусм отрен  щ и т по  0С Т 36Л З-90.

В п р о ек те  п р ед у см атр и вается  следую щ ее:

> -  контроль тем пературы  и  д а в л е н и я  в  возд уховодах  н а г р е 
ваем ого  и  вы бросного во зд у х а  приборам и по месту;

-  защ и та  от обл еден ен и я  -  уп равл ен и е заслон кам и  н а  наруж ном  
возд ухе и  н а  бай п асе  по п ер еп д у  д а в л е н и я  вы бросного 
в озд уха  д о  и  п о сл е  б л ока  теплоутилизации;

-  ди стан ц и он н ое  у п равл ен и е воздуш ны м и заслон кам и  
со  щ и та  КИП (автом атизации).

Монтаж внеш них  проводок  п р ед у см атр и вается  вы полнить 
электри ч ески м и  кабелям и  и  трубам и

Д окум ентация н а  щ и т п ри  п р и в язк е  п р о ек та  д о л ж н а  быть в ш ю к -  
н е н а  и  п е р е д а н а  зак а зч и к у  по  треб ован и ям  РТМ 3 6 .2 2 .9 -9 0  "Системы 
автом ати зац и и  техн ол оги ч ески х  п р о ц е с с о а  П орядок  п о став к и  и  согла
со в ан и я  тех н и ч еской  докум ентации  щ и то в  и  пультов, и зготавл и ваем ы х  
М инмонтаж спецстроем  СССР з а  отдельную  плату.

О траслевы ми н орм ал ям и  типовы м и конструкциям и  и  монтаж ны ми 
ч е р теж ам и  отрасл ев ы м и  н орм алям и  общ епром ы ш ленного н а зн а ч е н и я  
действую щ им и в  си стем е Г л авм он таж автом ати ки  п роект н е  ком п лектуется

Монтаж систем  автом ати зац и и  п рои зводи ть  со гл асн о  строительны м  
норм ам  и  п р ави л ам  СНиП 3.05.07— 85.

904—2 —056.95—Я Т Х
Б л о к и  у т и л и за ц и и  т еп л о ты  в ы бросного  

в о зд у х а  д о  40  т ы а  м З /ч

Б локи  у ти л и зац и и  
теп л оты  д о  40  т ы а  м З /ч

Стадия Лист Листов
Р 2 '

Общие данные 
(Окончание)

А О " Г И П Р О И В  *
г. Мытищи

Ц , о о М 6 ~ < ? 6  &
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отбора 
импульса

Т Е М П Е Р Я Т У Р я
Воздухобод быбросного 
боздуха до блока 
теплоутилизации

Воздухобод быбросного 
боздуха после блока 
теплоутилизации

Воздухобод нагребаемого 
боздуха до теплоути- 
лигатора поз.1

Воздухобод нагребаемого 
боздуха после теплоути- 
лизатора поз.1

Обозначение» 
ИйШШЖ. чертова

16ТМ4-174-87, ТМ4-480-89, ТМ4-2054-92
Пезгацил 1 1 g 1 3 4

Пог.
Эбозн Наименобание Кол. Примечание

Уголок  УП-35х 35

ТУ 3 6 .1113-84Е 25 м

Труба ГОСТ 8734-75

Тр. 14x2 30 м

Примечания■

1. Позиции приборов указаны по спецификации 
оборудования ATX.COJ

2. Монтаж защитного зануления выполнить согласно 
инструкции по монтажу защитного заземления и 
зануления ТИ4.25088.17000 ГПИ 'ПРОЕКТМОНТАЖАВТОМАТИКА'

С £ <*
Л

■ <
в .

Z , Г г Z
от от от от Т Z
И, II II . £ ОТ от
аТ cvJ а? а? л £
•Л4w-t 4*4

Лч-«<4
Xч-«-4 ctfX OJX

аh- ак- а.ь- а1-
ч- ч-«-4
Ol1- £

I

Позиция 5 6 7 6 __ !Г 10
Обозначение 

монтаж, чертежа 5L3K4.284.00-90 ТМ4-302-83

Наименобание 
параметра и 
место отбора 
импульса

Воздухобод быбросного 
боздуха до блока 
теплоутилизации

Воздухобод быбросного 
боздуха после блока 
теплоутилизации

Воздухобод нагребаемого 
боздуха до теплоути- 
лизатора поз.1

Воздухобод нагребаемого 
боздуха после теплоути- 
лизатора поз.1

Перепад дабления 
на фильтре поз.2

Д R В /1 Е Н И Е

Нач, о т д . Колчанов
Н  контд Колчанов
Н а* г р >----- -

И нх А нтонова
п г т

Привязав

Ина .N
904—2—056.95—RTX

Блоки утилизации теплоты выбросного 
воздуха до 40 тыс. мЗ/ч

Блоки утилизации 
теплоты до 40 тыа мЗ/ч

Сталин Лист Листов

Р 4 6
Схема соединении 
бнеилних про бодок 

(Начало)
АО' ГИПРОИВ'

Ц О О М б - о с ,  7
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Шшдеью&анце Давление ЬыЕросного 
Воздуха до и после 
блока теплоитили- 
зас^ии.

УП РАВЛ ЕН И Е
нерам'егора и 
*Ж№ №§&№
шщшъъ

Заслонка поз.Т1 ___ Заслонка nos. TZ

Q S & a i la lJ A U L L A ^U  U U JT IU H  U lfU 4lF "

монтаж, черт&Ма
5.ШМН. 00 -90; 

rw-306-25 ; Т№ -30? -S3 См. технологическую часть проекта
Пизаци* э ч _ У1 MZ

Поз.
Обозн Наименование Кол. Примечание 1

. Уголо к  У П Ъ 5 к 5 5

т у ъ в . т ъ - м Е  . 7 5 М

__T p y S a  Г О С Т  Е ?3^{ - ? 5

Т р . М х З J O м

. К а п е л ь  Г О С Т  150$ - 7$

А К В В Г  Ц х 2 ,5 5 0 м

.А К В В Г М х г .5 5 0 М

П р и н е ч о И л е :

Маркиробка Ь скобках дана  Зля Второго пр ибора.

I
•

j

i

П Д 1 П?ТД!1Ю Щ М !5йМ^Ш|/|!1К Д 1 Ш Я

| П р и в я з а н
IrP ’ Г , : т

Н КСгНТР НеЛЧСГНТ>&bijSkÂ ___

Н а ч  о т д A{qa S|____

—
Н а ч  гв

г — Вед инк. *■4

| И к а  N ’ | М М М Ццж- \ХйриТож%

904-2-056 9 5 - ATX  ‘
Блоки утилизации теплоты выбросного 

"воздуха до 40 тыс мЗ/ч
Блокиутилизацин 

теплоты до 40 тыс мЗ/ч

Стадия Лист Листов

F 5 * .

С х е м а  с о е д и н е н и и  

внеш них п р о в о д о к . 
(О к о н ч а н и е  )

АО "ГИПРОИВ'
г Мытищи

ЦООЩЬ-Об S
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П л а н  н а  0 г м *

Л р ц м А У  а  н и я : „ _

^ П о з и ц и и  монтируемых npuSopof>t обозначение электро- 
аппаратуры, нумерация кабелей соотВ>етстВун?т схеме 
соединений Внешних проводок АТХ - лист S.

2 Точкойя щ(пОА‘ 'но плане условно изображены датчики х
__ приборов или места отбора импульсовf а  и иЕ®3*- Вторичные
__приборы, устанавливаемые по месту.

3. Прокладку *электрических и  трубны х проводок уточнить  
ф и  монтаже.

Д а з . _ Q S о  з н а м е н и е  _ _ _ Н а  и  м е н  о  к а к и е  __ К а л

М о с с а

е д -

П р и м е 

ч а н и е

J L Т е п л о  у т и л и з а  г о р  п л а с -

т и н  ч а т ы й  р е к у п е р а т и в н ы й 2 ± Ч

г С е к ц и я  ф и л ь т р а  к а м е р ы  2 П К 1

~ — — — 9 0 4 -  2 -  0 5 6 .  % - А Т К
Блоки утилизации теплоты выбросного 

воздуха до 40 тыс мЗ'чИзч Ьст\ч Лист Мдоч* Подп Лата

Лривязан ПШ Бондарей Б лою/у типизации 
теплоты до 40 тыс мЗ/ч

Стадия Лист Листов
Н конто МолчаноЬ

Р 6Нач отд ЧолчаноВ
— Нач г р  

Ынж. Харитона oOC&t/i V План распил о ж енця А О  " П Ш Р О И В '
Нив N* г Мытищи

Ц О О В / Ч д - О В  3
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к схеме
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м е х а н и з м о м

и с п о л н и *

т е л ь н ы й

м е х а н и з м

У к а з а т е л ь  
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исполни  -  
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м е х а н и з м а
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Блоки утилизации теплоты выбросного 
'воздуха до 40 тыс мЗ/ч

Блок утилизации 
теплоты до 40 тыс мЗ/ч
У п р с е & л е / ^ с / С  £  q c A a f /W tM M  

С х е м а  э п е т  т р и ц е с к н  9  

п * ш н к и л 1 Г 8 л ь / / с г а  / Ь / с о н у м и ё

Стадия Лист

8
АО " Г И П  РОИВ"

г Мытищи

Листов

Ц О О Ч 4 6 - О Ь  f f i \

Типовые проектные решения 904-2-056.95

http://files.stroyinf.ru/Index2/1/4293777/4293777212.htm

