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1 . О б щ а я  ч а с т ь .

1 .1 . Т и п о в о й  п р о е к т  во д огр ей н о й  к о т е л ь н о й  с  э л е к т р о д н ы м  к о т л о м  
т и п а  К Э В  м о щ н о ст ь ю  2 5 0  к В т  р азр аб о тан  н а  о сн о в а н и и  п е р е ч н я  р аб от , 
в ы п о л н я е м ы х  в  1 9 9 6  г . з а  с ч е т  Ф ед ер ал ьн ы х б ю д ж етн ы х  а с си гн о в а н и й , 
у твер ж д ен н ого  Р о ск о м х и м н е ф т е п р о м о м  12  я н в а р я  1 9 9 6  г . (  в  
со о т в е т ст в и и  с  п и с ь м о м  М и н ст р о я  Р о с с и и  о т  9 .0 1 .9 6 г . №  9 -2 -1 / 5  )  и 
за д а н и я  н а  р азр аб отку  т и п о в о го  п р о е к т а , у твер ж д ен н о го  
Р о с к о м х и м н е ф т е п р о м о м  2 5  я н ва р я  1 9 9 6  г.

1 .2 . П р и  р азр аб о тк е  т и п о в о го  п р о ек та  в  о с н о в у  б ы л и  п о л о ж е н ы  
“Т е х н и ч е с к о е  о п и са н и е  и  и н стр у к ц и я  п о  э к сп л у а т а ц и и . К о т л ы  
эл е к т р о д н ы е  во д о гр е й н ы е  н а п р я ж е н и е м  0 .4  к В  т и п а  К Э В ” , вы п у щ е н н ы е  
Б р а т ск и м  з а в о д о м  са н тех н и ч еск и х  и  э л е к т р о м о н т а ж н ы х  и зд ел и й .

Р а зр а б о т к а  т и п о в о го  п р о ек та  п р о и зв о д и л а сь  в  со о т в е т ст в и и  с  
д е й ст в у ю щ и м и  н а  тер р и тор и и  Р Ф  н о р м а т и в н ы м и  д о к у м е н т а м и , 
у к а за н н ы м и  в  р азд ел е  12 .

2 .  О б л а с т ь  н р и м евен и я.

2 .1 . Н а ст о я щ и й  т и п о в о й  п р о е к т  м о ж е т  б ы т ь  п р и м ен е н  д л я  
т е п л о сн а б ж е н и я  (  о т о п л е н и я  и  го р я ч его  в о д о сн а б ж е н и я  )  ж и л ы х , 
о б щ е ст в е н н ы х  и  п р о м ы ш л ен н ы х  зд а н и й , а  т а к ж е  д л я  о б е сп е ч е н и я  
т е п л о в о й  э н ер ги ей  т е х н о л о ги ч еск и х  п р о ц е сс о в  в  п р о м ы ш л ен н о ст и , 
к о м м у н а л ь н о м  и  с е л ь с к о м  х о зя й ст в а х , н а  ст р о и т е л ь н ы х  п л о щ а д к а х , 
п р ед п р и яти ях м а л о го  б и зн е са , д л я  груп п  к о т т е д ж е й  и л и  ф ер м ер ск и х  
х о зя й с т в .

2 .2 . С и ст е м а  теп л о сн а б ж е н и я  за к р ы т а я , с х е м а  го р я ч его  
во д о сн а б ж ен и я  ц ен тр а л и зо ва н н а я  с  е м к и м  во д о н агр евател ем .

2 .3 . К атего р и я  п о тр еби телей  т е п л о т ы  п о  н а д е ж н о ст и  т е п л о 
сн а б ж е н и я  и  о т п у ск а  те п л о т ы  -  втор ая .

3 .  Н а з н а ч е н и е .

3 .1 . В о д о гр е й н а я  к о тел ьн а я  п р ед н азн ач ен а  д л я  п р и го т о вл е н и я  и 
п о д ач и  п о тр еб и тел я м  о то п и тел ьн о й  во д ы  с  t= 9 5 - 7 0 ° C  и  в о д ы  н а  гор яч ее  
во д о сн а б ж ен и е  с  тем п ер ату р о й  t—6 5 °С .

4 .  О б ъ ем н о -п л ан и р о в о ч н ы е р еш ен и я .

4 .1 .  Р а б о ч и е  ч ер теж и  р а зр а б о т а н ы  п р и м ен и тел ьн о  к  сл е д у ю щ и м  
у с л о в и я м  ст р о и т е л ь ст в а .

4 .1 .1 .  К л и м а т и ч е ск и й  р ай о н  -  I I .
4 .1 .2 .  Р а сч е т н а я  тем п ер ату р а н ар у ж н о го  во зд у х а  -  3 0 °С .
4 .1 .3 .  С е й см и ч н о ст ь  £  6  б а л л о в .
4 .1 .4 .  Р ел ьеф  м е с т н о ст и  с п о к о й н ы й .

4 .1 .5 .  Н о р м а т и в н о е  ве т р о в о е  д а в л е н и е  д л я  I  р ай о н а  ТП о=0.23 к П а .
4 .1 .6 .  Н о р м а т и в н о е  зн а ч ен и е  в е с а  с н е го в о го  п о к р о в а  д л я  I I I  р ай о н а  

S o = 1 .0 K H a .
4 .1 .7 .  И н ж е н е р н о -ге о л о ги ч е ск и е  у сл о в и я  о б ы ч н ы е .
4 .1 .8 .  Н о р м а т и в н а я  глуб и н а п р о м е р за н и я  -  1 .5  м .
4 .1 .9 .  О сн о в а н и е  ф у н д ам ен тов  е ст е ст ве н н о е . Г р у н ты  о сн о в а н и я  

н е п р о с зд о ч н ы е  с о  сл ед у ю щ и м и  н о р м ати вн ы м и  хар а к т е р и ст и к а м и : 

фн—2 8 ° ; с »  = 2 ,0  к П а ; Е =  1 4 .7  м П а ; у 0= 1 .8  тс/ м 3.
4 .1 .1 0 .  Г р у н то в ы е  в о д ы  о тсу тству ю т.

4 .2 ,  А р хи тек ту р н ы е р еш ен и я .

З д а н и е  о д н о э т а ж н о е  в  п л а н е  и м е е т  п р я м о у го л ьн у ю  ф о р м у  с  
р а зм е р а м и  п о  о с я м  7 .2 * 5 .4  м ..  С т е н ы  в ы п о л н я ю т ся  и з  к и р п и ч а  
к е р а м и ч е с к о г о  п о  Г О С Т  5 3 0 - 8 0  с  о б л и ц о в к о й  л и ц е в ы м  к и р п и ч е м , 
т о л щ и н а  с т е н  5 1 0  м м .. П ер ек р ы ти я  и з  сб о р н ы х  ж .б . п л и т . П е р е го р о д к и  
и з  к е р а м и ч е с к о го  к и р п и ч а  т о л щ и н о й  1 2 0  м м .. О к н а  д е р е в я н н ы е  п о  
Г О С Т  1 1 2 1 4 -8 6 . Д в е р и  н ар уж н ы е п о  Г О С Т  2 4 6 9 8 -8 1 ,  д в ер и  вн у тр ен н и е 
п о  Г О С Т  6 6 2 9 - 8 8 .

В  к о т е л ь н о й  п р ед у см о тр ен  с а н у зе л .

4 .3 .  К о н ст р у к т и в н ы е  р еш ен и я .

4 .3 .1 .  Ф у н д а м ен ты  п о д  зд а н и е  л е н т о ч н ы е  и з  сб о р н ы х  б е т о н н ы х  
б л о к о в  п о  Г О С Т  1 3 5 7 8 -8 5 .

4 .3 .2 .  П о к р ы т и е  и з  сб о р н ы х  ж .б . п л о с к и х  м н о го п у ст о т н ы х  п л и т  п о  
с е р и и  1 .0 4 1  Л - 3 .

4 .3 .3 .  С т а к а н  д л я  д еф л ек тор а  сб о р н ы й  ж .б . п о  сер и и  1 .4 9 4 -2 4  в ы п .1 .
4 .3 .4 .  Ф у н д а м ен ты  п о д  о б о р у д о ван и е  м о н о л и тн ы е б ет о н н ы е.
4 .3 .5 .  М е т а л л и ч е ск и е  п л о щ а д к и  д л я  о б сл у ж и ва н и я  о б о р у д о ва н и я  и  

м о н о р е л ь с  и н д и ви д у ал ь н о й  р азр аб о тк и  и з  стал ьн ы х  п р о ф и л ей , п р и н я ты х 
п о  со к р а щ е н н о м у  со р там ен ту , в в е д е н н о м у  в  д е й ст в и е  1 и ю л я  1 9 9 1 г .. 
Л е с т н и ц ы  и о гр а ж д ен и я  п р и н яты  п о  т и п о в о й  сер и и  1 .4 5 0 .3 -7 .9 4 .

4 .3 .6 .  А н т и к о р р о зи о н н а я  з а щ и т а  м етал л о к о н стр у к ц и й  в ы п о л н я е т ся  
о к р а с к о й  э м а л ь ю  П Ф  1 1 5  Г О С Т  6 4 6 7 -7 6  з а  2  р а за  п о  о гр у н то ван н о й  
п о в е р х н о ст и  л а к о м  П Ф  1 7 0 .

5 .  Т еш го п р о и зв о д и тел ы го сть  к о т е л ь н о й .

Р а зр а б о т а н н а я  к о т е л ь н а я  п р е д у см а т р и ва е т  п р и го т о в л е н и е  о т о п и т е л ь 
н о й  в о д ы  и  в о д ы  н а  го р я ч е е  в о д о с н а б ж е н и е  в  к о л и ч е с т в а х , п р и ве д е н н ы х  
в  т а б л и ц е .

№Na
П.П. Н аим енование

Единица
измерения

М акси м ал ь
н о-ч асовая
вы работка

С р едне
суточны й

расход

Годовой
расход

1.
Теп лон оси тель д л я  

отоплени я- вода Гкал/МВг.ч 0.19/0.22 2.24/2.61 561/660
1= 9 5 -7 0 °С

В о д а питьевого к ач ест М3 0 .9 2 6 11.1 388 5
2 . в а  н а бы товое горячее Гкал 0 .03 0 .6 7 2 35 .2

водоснабж ен ие t= 6 5 °C М В г .ч 0 .0 3 2 0 .7 8 2 5 2  :

б . Т е п л о м е х а н и ч е ск а я  ч а с т ь .

6 .1 .  Р а б о ч и е  п р о ц е сс ы  к о т е л ь н о й .

6 .1 .1 .  П р и го т о в л е н и е  го р я ч е й  в о д ы  в  к о т е л ь н о й  п р о и з в о д и т с я  в  
во д о гр е й н ы х  э л е к т р о д н ы х  к о т л а х  т и п а  К Э В -2 5 0 / 0 .4 .  В  к о т е л ь н о й  
у с т а н о в л е н ы  2  к о т л а  и з  к о т о р ы х  о д и н  я в л я е т с я  р а б о ч и м , в т о р о й  -  
р е зе р в н ы м . В о д а  в  к о т л е  н а гр е в а е т ся  д о  t ~ 9 5 ° C  з а  с ч е т  т е п л о т ы , 
в ы д е л я е м о й  э л е к т р и ч е с к и м  т о к о м  п р и  п р о х о ж д е н и и  е го  н е п о с р е д ст в е н н о  
ч е р е з  во д у . Р а б о т а  э л е к т р о д н о го  к о т л а  о с н о в а н а  н а  п р я м о м  н агр еве  во д ы  
э л е к т р и ч е с к и м  токоМ , к о т о р ы й  п р о т е к а е т  ч е р е з  д в и ж у щ и й с я  в  
м е ж э л е к т р о д н о м  п р о ст р а н ст в е  п о т о к  в о д ы , п р е д ст а в л я ю щ е й  в  д а н н о й  
к о н ст р у к ц и и  а к т и в н о е  э л е к т р и ч е с к о е  со п р о т и в л е н и е . У д е л ь н о е  
с о п р о т и в л е н и е  в о д ы  п р и  2 0 ° С  с о с т а в л я е т  о т  1 .0  д о  1 7 .0  т ы с я ч  О м .с м ..

И з  к о т л а  в о д а  п р и  п а р ам етр ах  t —9 5 ° С  и  Р = 0 .5  М П а  п о д а е т ся  
п о т р е б и т е л я м  н а  о т о п л е н и е  и л и  т е х н о л о ги ю , а  т а к ж е  в  е м к и й  
в о д о н а гр е в а т е л ь  го р я ч е го  во д о с н а б ж е н и я . (  Д а в л е н и е  з д е с ь  и  д а л е е  п о  
т е к с т у  и зб ы т о ч н о е )

6 .1 .2 .  Н а  п о д п и т к у  т е п л о сет и  и  в  е м к и й  п о д о гр е в а т е л ь  го р я ч его  
в о д о с н а б ж е н и я  в о д а  п о ст у п а е т  и з  х о з я й с т в е н н о -п и т ь е в о г о  в о д о п р о в о д а  
п р и  п а р а м етр а х  t = 5 ° C ,  Р = 0 .1 8  М П а . К  т р у б о п р о во д у  п о д п и т о ч н о й  во д ы  
п о д к л ю ч е н а  у с т а н о в к а  т и п а  ” К о м п л е к с о н ” .

К о м п л е к с о н н а я  о б р а б о т к а  в о д ы  я в л я е т с я  с о в р е м е н н о й  р е а ге н т н о й  
т е х н о л о ги е й , р азр а б о т а н н о й  ф и р м о й  “ К О Н Т Э К О  Л т д ” (Т О О  н а  б а з е  
и н ст и т у т а  х к м р е а к т и в о в , г .М о с к в а ) .
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Э т а  т е х н о л о г и я  п о л о ж и т е л ь н о  з а р е к о м е н д о в а л а  с е б я  п р и  
п р и м ен е н и и  н а  д е с я т к а х  о т е ч е ст в е н н ы х  и  за р у б е ж н ы х  т е п л о с н а б ж а ю щ и х  
п р е д п р и я т и й  з а  п о сл е д н и е  1 ( Ы 5  л е т . П о  н е й  д л я  с н и ж е н и я  п р о ц е с с о в  
н а к и п е о б о р а з о в а н и я  и  к о р р о зи и  тр у б  и  о б о р у ц о в о н и я  п о д п и т о ч н а я  в о д а  
о б р а б а т ы в а е т ся  с  п о м о щ ь ю  к о м п о з и ц и и  р е а г е н т о в -к о м п л е к с о н о в  и  
к о м п л е к с о н а т о в  с  п о м о щ ь ю  у с т а н о в к и  “ К о м п л е к с е н ”  т и п а  А Д Р -2 .

П р и  п р и м е н е н и и  к о м п л е к с о н н о й  о б р а б о т к и  в о д ы  в з а м е н  н а т р и й - 
к а т и о н и т о в о й  в о д о п о д г о т о в к и  и  б е з  д е а э р а ц и и  ф и р м а гар ан ти р у ет 
п о д а в л е н и е  н а к и п е о б р а зо в а н и я  в  п р ед ел а х  д о п у с т и м ы х  н о р м  и  
п р е д о т в р а щ е н и е  к о р р о зи и  м е т а л л а , тр у б  и  о б о р у д о в а н и я , о б е с п е ч и в а е т  
п о с т а в к у  н е о б х о д и м о го  к о л и ч е с т в а  р е а ге н т о в  и  с е р в и с н о е  о б с л у ж и в а н и е  
д о за т о р а  в  п р о ц е с с е  э к с п л у а т а ц и и .

6 .1 .3 .  П р и  з а м е н е  и о н о о б м е н н о й  в о д о п о д г о т о в к и  н а  к о м п л е к со н н у ю  
с н и ж а ю т с я  за т р а т ы  н а  в о д о п о д г о т о в к у  в  2 - 3  р а за , а  м е т а л л о е м к о ст ь  в  
4 0 - 5 0  р а з . К о м п л е к с о н н а я  о б р а б о т к а  в о д ы  т а к ж е  с п о с о б с т в у е т  о хр ан е  
п р и р о д ы .

В  е м к о м  во д о п о д о гр е в а т е л е -а к к у м у л я т о р е  п р о и з в о д и т с я  п о д о гр е в  
в о д ы  о т  + 5 °  д о  6 5 ° С , п о с л е  ч е го  в о д а  п о д а е т с я  п о т р е б и т е л я м  н а  б ы т о в ы е  
н у ж д ы . П о в е р х н о с т ь  т е п л о о б м е н а  п о д о гр е в а т е л я  п р о ве р е н а  р а с ч е т о м  и  
о б е с п е ч и в а е т  н а гр е в  з а д а н н о го  к о л и ч е с т в а  в о д ы  н а  го р я ч е е  
в о д о с н а б ж е н и е .

А к к у м у л и р у ю щ а я  е м к о с т ь  п о д о гр е в а т е л я  в ы р а в н и в а е т  п и к и  
п о т р е б л ен и я  т е п л о в о й  эн е р ги и  и в о д ы , ч т о  п р и в о д и т  к  п о в ы ш е н и ю  
к . п д .  э н е р г о с и с т е м ы  и э к о н о м и и  э н е р ги и . В  п р о е к т е  п р е д у см о т р е н о  
а в т о м а т и ч е с к о е  о т к л ю ч е н и е  п о д а ч и  т е п л о н о с и т е л я  в  во д о п о д о гр е в а т е л ь  
п р и  д о с т и ж е н и и  тем п ер ату р ы  н а гр е в а е м о й  в о д ы  в  н е м  7 0 ° С  и  в к л ю ч е н и е  
п о д а ч и  п р и  с н и ж е н и и  т ем п ер а ту р ы  д о  6 0 ° С .

Д л я  п р е д о т вр а щ е н и я  о х л а ж д е н и я  в о д ы  п р и  о т су т ст в и и  
в о д о п о т р е б л е н и я  в  с и с т е м е  го р я ч его  в о д о с н а б ж е н и я  п р е д у см о т р е н а  
ц и р к у л я ц и о н н а я  л и н и я  с  н а с о с о м . Т е м п е р а т у р а  в о д ы  в  ц и р к у л я ц и о н н о й  

л и н и и  4 0 ° С .
6 .1 .4 .  О б р а т н а я  с е т е в а я  в о д а  о т  п о т р е б и т е л е й  п р и  тем п ер ату р е  7 0 ° С  и

д а в л е н и и  0 .1 8  М П а  с е т е в ы м  н а с о с о м  п о д а е т ся  в  к о т е л . П р е д у см о т р е н о  
а в т о м а т и ч е с к о е  в к л ю ч е н и е  р е зер в н о го  с е т е в о го  н а с о с а  п р и  в ы х о д е  и з  
с т р о я  р а б о ч е го . Н а  н а п о р н о й  л и н и и  п о с л е  н а с о с о в  у с т а н о в л е н  р егу л я то р , 
сн и ж а ю щ и й  д а в л е н и е  д о  Р = 0 .5  М П а  и п р е д о х р а н и т ел ь н ы й  к л а п а н , ч т о  
н е о б х о д и м о  и з  у с л о в и я  о б е с п е ч е н и я  п р о ч н о ст и  е м к о г о
в о д о п о д о г р е в а т е л я  д л я  го р я ч е го  во д о с н а б ж е н и я .

6 .2 .  О с н о в н о е  о б о р у д о ва н и е

В  к а ч е с т в е  т е п л о м е х а н и ч е с к о г о  о б о р у д о ва н и я  к о т е л ь н о й  п р и н я т ы :
-  к о т е л  э л е к т р о д н ы й  в о д о гр е й н ы й  К Э В - 2 5 0 / 0 .4  т е п л о в о й  

м о щ н о с т ь ю  2 5 0  к В т  -  2  ш т .
-  в о д о п о д о гр е в а т е л ь  е м к и й  го р и зо н т а л ь н ы й  № 1  ( С Т Д  3 0 6 8 )  

е м к о с т ь ю  V =  1 м 3  п о в е р х н о с т ь ю  н а гр е в а  F = 1 .3  м 2 ,  Р р = 0 .5  М П а  -  1 ш т .
-  н а с о с  с е т е в о й  т и п а  К с - 1 2 - 5 0 ,  G = 1 2  м З / ч , Н = 5 0  м .в о д .с т .,  

N = 3 .6 k B t  с э л е к т р о д в и га т е л е м  2 B 1 0 0 L 2  -  2  ш т .

-  н а с о с  д л я  ц и р к у л я ц и и  го р я ч е го  в о д о с н а б ж е н и я  т и п а  1 С М  3 2 - 2 0 -  
1 1 5/ 2 , G ~ 1 m 3/ 4, Н - 1 5  м .в о д .с т .,  N = 0 .7  к В т .  -  2  ш т .

-  в о д о п о д г о т о в и т е л ь н а я  у с т а н о в к а  “ К о м п л е к с е н ’4 т и п  А Д Р -2 ,  
N = 1 .2 ie B a  -  1 ш т .

-  ф и л ьтр  м а гн и т н ы й  ф л а н ц ев ы й  Ф М Ф - 8 0 ,  Р = 1 6 ,  Д у = 8 0  -  1 ш т.

6 .3 .  А в т о м а т и за ц и я .

В о д о гр е й н а я  к о т е л ь н а я  в к л ю ч а е т  д в а  э л е к т р о д н ы х  к о т л а  т и п а  К Э В ,  
с е т е в ы е  н а с о с ы  и  о б о р у д о ва н и е  д л я  п о л у ч е н и я  в о д ы  го р я ч е го  
в о д о с н а б ж е н и я .

6 .3 .1 .  К о т л ы  п о с т а в л я ю т с я  з а в о д о м -и з г о т о в и т е я е м  к о м п л е к т н о  с  
п р и б о р а м и  и  с р е д ст в а м и  а в т о м а т и за ц и и , к о т о р ы е  п р е д у см а т р и ва ю т :

* а в т о м а т и ч е с к о е  п о д д е р ж а н и е  т ем п ер а ту р ы  в  п о м е щ е н и и  п у т е м  
п е р и о д и ч е с к о г о  о т к л ю ч е н и я  и  в к л ю ч е н и я  э л е к т р о к о т л о в ;

-  о т к л ю ч е н и е  к о т л а  п о  о т к л о н е н и ю  те м п е р а т у р ы  с е т е в о й  в о д ы  о т  
з а д а н н ы х  з н а ч е н и й ;

-  б л о к и р о в к у  к а ж д о г о  к о т л а  с  ц и р к у л я ц и о н н ы м  н а с о с о м , 
д е й ст в у ю щ у ю  н а  о т к л ю ч е н и е  к о т л а  п р и  о с т а н о в к е  н а с о с а ;

-  а в т о м а т и ч е с к о е  в к л ю ч е н и е  р е зе р в н о го  н а с о с а  п р и  о ст а н о в к е  
р а б о ч е го ;

-  с и г н а л и з а ц и ю  р а б о ч у ю  и  а ва р и й н у ю  (  а ва р и й н у ю  си г н а л и за ц и ю  
м о ж н о  в ы н е с т и  в  л ю б о е  п о м е щ е н и е  с  н а л и ч и е м  п е р с о н а л а  ) .

В с е  э т и  о п е р а ц и и  р е а л и зу ю т ся  н а  п а н е л и  у п р а вл е н и я  Г Т У -К Э П  и 
ш к а ф е  у п р а в л е н и я  и  си гн а л и за ц и и  Ш У С , п о с т а в л я е м ы м и  к о м п л е к т н о  с  
к о т л а м и  и  у с т а н а в л е в а е м ы м и  н е п о с р е д ст в е н н о  в  п о м е щ е н и и  к о т е л ь н о й .

6 .3 .2 .  К р о м е  т о г о  в  т и п о в о м  п р о е к т е  п р е д у см о т р е н  н е о б х о д и м ы й  
к о н т р о л ь  и  р егу л и р о ва н и е  п о  м е ст у :

-  т е м п е р а т у р ы , д а в л е н и я , р а с х о д а  п о д п и т о ч н о й  в о д ы , п о д а ю щ е й  и  
о б р а т н о й  с е т е в о й  в о д ы , во д ы  го р я ч е го  в о д о с н а б ж е н и я ;

-  а в т о м а т и ч е с к о е  п о д д ер ж а н и е  д а в л е н и я  с е т е в о й  в о д ы  п ер ед  
к о т л а м и ;

-  а в т о м а т и ч е с к о е  п о д д е р ж а н и е  те м п е р а т у р ы  в о д ы  го р я ч его  
в о д о с н а б ж е н и я .

6 .4 .  Д а н н ы е  п о  р е ж и м у  р а б о т ы .

К о л ч е с т в о  р а б о ч и х  д н е й  в  го д у  -  3 5 0 .
П р о д о л ж и т е л ь н о с т ь  с м е н ы  -  8  ч а с о в .
К о л и ч е с т в о  с м е н  -  3 .
О т о п и т е л ь н ы й  с е з о н  -  2 5 0  д н е й  в  году.
П р о д о л ж и т е л ь н о с т ь  р аб о ты  с и с т е м ы  го р я ч его  в о д о с н а б ж е н и я  -  
3 5 0  д н е й  в  го д у , 12  ч а со в  в  су т к и .

6 .5 .  Э н е р г е т и ч е с к и е  п о т р е б н о с т и .

MsMi
п .п .

Н аим енование
расходуемы х

энергосредств
Параметры Е диница

измерения
Годовой
расход

1. Электроэнергия 0 .4  kV

1.1 К отел: -  отопление 5 0  H z М В т.ч . 66Q
-  горячее водоснабж ение -//- -//- 2 5 2  ;

1 .2 . С етевой  н асо с -//- 3 0 .2 4

1.3. Ц иркуляционны й н асо с -//* 7Л 5 .88

1.4. А Д Р -2 -//- -//- 10.08

( .5 0 с в Е 1 ц е н и & -//-o,22kV -//- ■ * , 0

1.6

2 .

Итого
В о д а хозяй ствен н о- 

питьевая

-/ / - - и - 9 6  4 ,2 .

2 .1 . -  подпитка теплосети Р = 0 .2 М П а
t= 1 0 °C

мз 78

2 .2 . -  горячее водоснабж ение -//- -//- 3885

2 .3 . -  X o 3 .-6 b iT 0 P b JF  НУЖДЫ -//“ -//- 3 2 , 2

2 .4 . И т о го - / / - 4 0 0 2  2.

3. Реагенты  (ком п лек сон ы  и 
ко м п л ек со н зты )

Ингибирующая
композиция

к г 12

6 .6 .  М е х а н и з а ц и я  р е м о н т н ы х  р а б о т .

Д л я  в ы е м к и  тр у б н о го  п у ч к а  и з  е м к о г о  во д о н а гр е в а т е л я  го р я ч е го  
в о д о с н а б ж е н и я  в  п р о ек те  п р е д у см о т р е н ы  м о н о р е л ь с  и  р у ч н а я  т а л ь  
г р у зо п о д ъ е м н о с т ь ю  1 .0  т .

Привязан

9 0 3 - 1- 3 1 3 .9 6 - ПЗ
Лист
гИнк N

Ц е о  Y S 2 -C / s
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6 .7 .  С о с т а в  р а б о т а ю щ и х .

Ш т а т ы  о б сл у ж и ва ю щ е го  п е р со н а л а  к о т е л ь н о й  п р и ве д е н ы  в  таб л и ц е .

Na№
п.п. Должность

Числен
ность

Группа
производствен

ных процессов по 
СНиП П-35-76

Категория 
должностей 
и профессий

1 Начальник котельной 1 - ИТР

2 Начальник участка - 
старший оператор

1 1Б ИТР

3 Приборист-электромонтер 1 1Б Рабочий

4 Сменный дежурный, 
слесарь-сварщик

1 IB Рабочий

Итого 4 - -

7 .  Э л е к т р о т е х н и ч е с к а я  ч а с т ь .

7 .1 . Э л е к т р о т ех н и ч е ск а я  ч а ст ь  т и п о в о го  п р о е к т а  вы п о л н е н а  в  
с о о т в е т ст в и и  с  т е х н о л о ги ч е ск о й , ар х и т е к т у р н о -ст р о и т е л ь н о й , с а н т е х 
н и ч е с к о й  д о к у м е н т а ц и е й , а  т а к ж е  к о м п л е к т н о й  д о к у м е н т а ц и е й , р азр а
б о т а н н о й  А О О Т  “З С Т Э М И ” г .Б р а т с к .

7 .2 .  Э л е к т р о п р и е м н и к и  п р о ек ти р у ем о го  п р о и з в о д с т в а  п о  ст еп е н и  
н а д е ж н о ст и  о т н о с я т ся  к о  I I  к атего р и и , с о г л а с н о  П У Э .

У с т а н о в л е н н а я  м о щ н о ст ь  с о с т а в л я е т  -  2 5 6 ,7 5  кВ т.
Г о д о в о й  р а сх о д  э л е к т р о э н е р г и и -9 6 4 ,2  т ы с . к В т .ч ..
О сн о в н ы м и  эл е к т р о п р и е м н и к а м и  я в л я ю т с я  э л е к т р о д в и га т е л и  

т е х н о л о г и ч е с к о г о  о б о р у д о ва н и я , п о ст а в л я е м ы е  к о м п л е к т н о  с  п о сл е д н и м .

7 .3 .  П о  хар а к т е р и ст и к е  о к р у ж а ю щ ей  ср е д ы  п о м е щ е н и я  н е  
к л а сси ф и ц и р у ю т ся .

7 .4 .  С  т е х н о л о ги ч е ск и м  о б о р у д о ва н и е м  п о с т а в л я ю т с я  к о м п л е к т н о  
щ и т ы  у п р а в л е н и я , к о т о р ы е  у с т а н а в л и в а ю т с я  в  п о м е щ е н и и  к о т л о в . 
П и т а н и е  к о м п л е к т н ы х  щ и т о в  д о л ж н о  б ы т ь  п р ед у см о тр ен о  о т  б л и ж а й ш ей  
п о д ст а н ц и и  п р и  п р и в я зк е  т и п о в о го  п р о е к т а . Д л я  п и т а н и я  о ст а л ь н ы х  
э л е к т р о п р и е м н и к о в  у ст а н а в л и в а е т ся  р а сп р ед ел и тел ьн ы й  п у н к т  П Р -1 1 .

7 .5 .  В  к а ч ест в е  п у ск о в о й  ап п ар атур ы  д л я  э л е к т р о п р и е м н и к о в , н е 
вх о д я щ и х  в  к о м п л е к т н ы е  щ и т ы  п р и н я ты  п у ск а т е л и  т и п а  П М Л , 
у ст а н о в л е н н ы е  п о  м есту .

Р асп р е д е л и т е л ь н ы е  сет и  в ы п о л н я ю т с я  к а б е л е м  В В Г  п о  л о т к а м  н 
А П  В  в  тр у бах.

7 .6 .  Э л е к т р и ч е ск о е  о св е щ е н и е  р а зр а б о та н о  в  с о о т в е т ст в и и  с о  С Н и П  
2 3 - 0 5 - 9 5 ,  П У Э  и  в  с о о т в е т ст в и и  с о  с т р о и т е л ь н о й , т е х н о л о ги ч е ск о й  и  
д р у ги м и  ч а ст я м и  п р о ек та . У р о в н и  о св е щ е н н о с т и  и  т и п ы  с в е т и л ь н и к о в  
у к а за н ы  н а  п л а н а х  и  в  сп е ц и ф и к а ц и я х . Р а сп р е д е л и т е л ь н а я  с е т ь  
в ы п о л н е н а  к а б е л е м  А В В Г  и  п р о в о д о м  А П П В .

П р ед у см о тр ен ы  сл ед у ю щ и е в и д ы  о св е щ е н и я :
-  р а б о ч е е ;
-  а ва р и й н о е .
П и т а н и е  ава р и й н о го  и  р а б о ч е го  о св е щ е н и я  п р ед у см о тр ен о  о т  

р а зн ы х  п и т а ю щ и х  п у н к т о в .

7 .7 .  Т а б л и ц а  э л е к т р о т е х н и ч е ск и х  н а гр у зо к  н  г о д о в ы х  р а сх о д о в  
эл ек т р о э н е р ги и .

№№
п.п.

Наименование
потребителей

Установлен
ная

мощность
раб./рез.

Коэффици
ент исполь

зования

Потребля
емая

мощность 
К  кВт

Годовой расход 
электроэнергии 

тыс.кВт.ч.

1. Отопление
Технология 220/ПО 0.8 176 6 60

2. Горячее
водоснабжение 30/30 0.8 24 252

3. НАСОСЫ, АДР-2 5,5/ 4 3 0,8 4,4 46,2 „
4. Электроосвещение 1.25/- 0.93 1.0 6

5. Всего 255,75/25*3 0.8 205,4 964,2

8 .  В н у тр ен н и е в о д о п р о в о д  н к а н а л и за ц и я .

8 .1 .  Р а б о ч а я  д о к у м е н т а ц и я  п о  р азд ел у  “ В н у тр ен н и е  во д о п р о в о д  и  
к а н а л и за ц и я ” р азр аб о тан а  н а  о сн о в а н и и  т е х н о л о ги ч е ск и х  и  
ст р о и т е л ь н ы х  ч ер теж ей .

Р у к о в о д я щ и м и  м атер и ал ам и  д л я  р а зр а б о тк и  п р о е к т а  п о сл у ж и л и  
с т р о и т е л ь н ы е  н о р м ы  н  п р а ви л а  “ В н у тр ен н и й  во д о п р о в о д  и  к а н а л и за ц и я  
з д а н и й ” -  С Н и П  2 .0 4 .0 1 -8 5 .

8 .2 .  В о д о сн а б ж е н и е  к о т е л ь н о й  п р е д у см а т р и ва е т ся  о т  с е т и  х о з -  
п и т ь е в о го  н а зн а ч е н и я , о т во д  о т  зд а н и я  к о т е л ь н о й  х о з -ф е к а л ь н ы х  с т о к о в

и н о р м а т и в н о -ч и ст ы х  во д  д о л ж е н  п р ед у см а тр и ва ться  в  о д н о и м е н н ы е  
сет и  при п р и в я зк е  п р о ек та .

8 .3 .  Р а сх о д ы  в о д ы :
8 .3 .1 .  П и т ь е в о го  к а ч ест в а :
-  х о л о д н о й  н а  т е х н о л о ги ч е ск и е  н у ж д ы  -  1 1 ,4  Г 2 м 3/ су т.,

3 9 6 3  м 3/год
-  х о л о д н о й  н а  х о з -б ы т о в ы е  н у ж ды  -  0 .1 1 2  м 3/ су г .,

3 9 .2  м 3/ ш д
-  го р я ч е й  н а  х о з -б ы т о в ы е  н у ж д ы  -  0 .0 8 8  м 3/ су т.,

3 0 .8  м 3/год
8 .3 .2 .  Р а сх о д ы  с т о ч н ы х  во д :
-  х о з -ф е к а л ь п ы х  -  0 .2  м 3/ су г .,

7 0  м 3/год
-  н о р м а т и в н о -ч и ст ы х  -  2 .0  м 3/ су т.,

2  м 3/год при р е м о н т е  и л и  авар и и .

9 .  О то п л ен и е  и вен ти л я ц и я .

Р е ш е н и я  п о  р азд ел у  о т о п л е н и я  и  вен ти л я ц и и  р азр аб о тан ы  н а  
о сн о в а н и и  п р и н я ты х  в  т и п о в о м  п р о ек те  р еш ен и й  в  те х н о л о ги ч е ск о й  и  
ст р о и т е л ь н ы х  ч а ст я х .

Р у к о в о д я щ и м и  м атер и ал ам и  п р и  р азр аб о тк е  п р о е к т а  о т о п л е н и я  и  
ве н т и л я ц и и  п о сл у ж и л и  ст р о и тел ьн ы е н о р м ы  и  п р ави л а :

-  С Н и П  0 2 .0 4 .0 5 - 9 1 *  “ О т о п л е н и е , ве н т и л я ц и я  и  
к о н д и ц и о н и р о в а н и е ” ,

-  С Н и П  I I - 3 - 7 9 * *  “ С тр о и т е л ь н а я  т е п л о т е х н и к а ” ,
-  С Н и П  П - 3 5 - 7 6  “ К о т е л ь н ы е  у с т а н о в к и ” ,
-  С Н и П  2 .0 9 .0 4 .8 7  “А д м и н и стр ати вн ы е и  б ы т о в ы е  з д а н и я ” .
Т е п л о н о с и т е л е м  д л я  с и с т е м ы  о т о п л е н и я  п р и н я т а  в о д а  с

тем п ер ату р о й  9 5 -7 0 ° С  ( 3 6 8 -3 4 3 ° К ) .
Р а сч е т н ы е  д а н н ы е  н ар у ж н о го  во зд у х а  д л я  п р о е к т и р о ва н и я  

о т о п л е н и я  -3 0 ° С  (2 4 3 ° К ) .
Р а сч е т н а я  тем п ер ату р а во зд у х а  в  р а б о ч ей  зо н е  п р о и зв о д ст в е н н о го  

п о м е щ е н и я  1 2 °С .
В  к а ч е с т в е  н а гр евател ьн ы х п р и б о р о в  п р и н и м а ю т ся  р еги стр ы  и з  

гл а д к и х  труб.
М а к с и м а л ь н ы й  р а сх о д  т е п л о т ы  н а  о т о п л е н и е  к о т е л ь н о й  

с о с т а в л я е т  0 .0 0 5  Г к ал / ч ..
В е н т и л я ц и я  е ст е ст ве н н а я . П р и т о к  ч е р е з  о к н а , в ы т я ж к а  и з  вер хн ей  

з о н ы  ч е р е з  д еф л ек тор . В  зи м н е е  вр ем я  -  п е р и о д и ч е ск о е  п р о ветр и ван и е .
М о н т а ж  с и с т е м ы  о т о п л е н и я  и  ве н т и л я ц и и  н е о б х о д и м о  

п р о и зво д и т ь  в  со о т в е т ст в и и  с о  С Н и П  3 .0 5 .0 1 - 8 5  ’’В н у тр ен н и е  са н и т а р н о - 
т е х н и ч е ск и е  с и с т е м ы ” .

Ига Г
903-1-313.96-ПЗ

Лист
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1 0 .  Д и сп етч ер и зац и я  и св я зь .

Р еш а е т ся  при п р и вя зк е  ти п о в о го  п р оекта. Р ек о м ен д у ется  вы вести  
н а  д и сп етч ер ск и й  пульт свето вы е  и  зву к о вы е  си гн ал ы  общ ей  
н еи сп р авн о сти  к о тел ьн о й , а  та к ж е  у стан ови ть в  к о тел ьн о й  телеф он .

1 1 . М ер оп р и я ти я  п о о хр ан е природы .

Р азр аб о тан н ая  к о тел ьн ая  я вл я е т ся  эк о л о ги ч еск и  ч и ст о й , п о ск о л ь 
к у  н е  и м еет  вр едн ы х вы б р о со в  в  атм осф еру.

П р и м ен ен н ая  ж е  в  п р оекте к о м п л ек со н н а я  об р аб отка  воды  
я вл я е т ся  эк о л о ги ч еск и  ч и сто й  и н е  д ает  вр едны х в ы б р о со в  в во д о ем ы , 
п о ск о л ьк у  в  ней  ан ти н ак и п н ы е р еаген ты  и сп о л ь зу ю т ся  в  
кон ц ен тр ац и ях , н е п р евы ш аю щ и х н ор м ы  П Д К  д л я  во д ы  и сто ч н и к ов  
х о зя й ствен н о -п и ть ев о го  и к у льту р н о-бы тового  н азн ач ен и я, а  так ж е  
р ы б о -х о зя й ст ве н н ы х  и сто ч н и к ов .

1 2 .  Т е х н и к а  б е з о п а сн о ст и .

1 2 .1 . Т и п о в о й  п р о ект разработан  в  со о тв етств и и  с  “ П р ави л ам и  
у стр ой ства , и б езо п асн о й  эксп л у атац и и  вод огр ей н ы х к о тл о в  с  
тем пературой вод ы  н е св ы ш е  115°С  и п ар овы х к о тл о в  с  д авл ен и ем  пара 
н е  с в ы ш е  0 .7  ати ” , утверж денн ы х Г о сго р техн ад зо р о м  Р С Ф С Р  13 
ф евр аля 1960г . и  С Н и П  2 .0 4 .0 7 -8 6 *  “Т еп л о вы е  сет и ” .

1 2 .2 . П еред м о н таж ем , а  так ж е при эк сп л у атац и и  котел ьн о й , 
п ер сон алу  следует тщ ател ьн о  изучить “ К о тл ы  эл ек тр о д н ы е вод^рейны е 
н ап р я ж ен и ем  0 .4  к В  т и п а  К Э В . Т ех н и ч еск о е  о п и сан и е  и  и н стр укц и я п о  
э к сп л у а та ц и и ” , р азр аботан н ы е Б р атск и м  за во д о м  са н и тар н о -техн и ч еск и х  
и  эл ек тр о м о н таж н ы х издели й.

К р о м е  э т о го  при эк сп л у атац и и  следует р у к о во д ство ваться  
сл ед у ю щ и м и  д оку м ен там и :

1 2 .2 .1 . “  У к азан и я м и  п о  э л е к т р о б е зо п а сн о сш  у стр о й ства  и  
эк сп л у атац и и  эл ек тр о д н ы х ко тл о в

1 2 .2 .2 . “ В р ем ен н ы м и  п р ави лам и  у стр о й ства  и б езо п а сн о й  
эк сп л у атац и и  эл ектр о д н ы х к о тл о в  и эл ек тр о к о тел ьн ы х” .

1 2 .2 .3 . “П р ави л ам и  у стр ой ства  э л ек тр о у стан о во к ” , утвер ж ден н ы м и  
М и н эн ер го  С С С Р , 1985г ..

1 2 .2 .4 . “ П р ави л ам и  т ехн и ч еск о й  эк сп л у атац и и  эл ек тр о у стан о во к  
п отр еби телей ” и  “П р ави л ам и  техн и к и  б езо п асн о сти  при эксп л уатац и и

эл ек тр о у стан о во к  потр еби телей ” , утвер ж ден н ы м и  Г о сго р техн ад зо р о м  
С С С Р , 1971г ..

1 2 .2 .5 . “ Р уководящ и м и  у к азан и я м и  п о  о б есп еч ен и ю  
э л е к тр о б езо п а сн о сти  эл ек тр о у стан о во к  в  се л ь ск о м  х о зя й с т в е ” , М . 
В И Э С Х ,1 9 * ;9 г ..

1 2 .3 . О бор у дован и е, р аб отаю щ ее п од  д авл ен и ем  -  к отлы , 
вод оп о д о гр евател ь , в о  и збеж ан и и  п о вы ш ен и я  д авл ен и я  внутри н и х  вы ш е 
р асч етн о го , осн ащ ен ы  предохр ан и тельн ы м и  кл ап ан ам и .

1 2 .3 .1 . Р аб о ч и е п арам етры  к о тл а  Р р = 0 .6  М П а , t= 9 5 ° C , д авл ен и е 
пр обн ого  ги д р авли ч еского  и сп ы тан и я  Р п р = 0 .9  М П а .

1 2 .3 .2 . Р аб о ч и е парам етры  е м к о го  во д он агр евател я  F  = 0 .5  М П а , 
t—1 5 8 °С , д авл ен и е  п р обн ого ги д р авл и ч еск о го  и сп ы та н и я  Р п р = С  Я М П а .

1 2 .3 .3 . Р аб о ч и е п ар ам етр ы  си ст ем ы  о то п л ен и я  Р р = 1 .0  М П а , 
t= 9 5 ° C , д авл ен и е  п р обн ого ги д р авли ч еского  и сп ы тан и я  Р п р = 1 .6  М П а .

1 2 .3 .4 . Р аб о ч и е парам етры  сет и  гор ячего  во д о сн аб ж ен и я  Р р = 0 .5  
М П а , t= 7 5 ° C , д авл ен и е п р обн ого  ги д р авл и ч еск о го  и сп ы тан и я  Р п р = 0 .6 2 5  
М п а .

1 2 .4 . М ер оп р и яти я п о  эл ек тр о б езо п асн о сти .
1 2 .4 .1 . З азем л ен и ю  п о д л еж ат в с е  н ето к овед у щ и е ч асти  

эл ектр ооб ор уд ован и я и  у стан о во к , м огущ и е о к а за т ь ся  п о д  н ап р яж ен и ем  
п р и  н еи сп р авн о стях .

Д л я  за зем л ен и я  эл ектр о о б ор у д о ван и я п р и н и м ается  ч етвер тая  ж и л а  
к аб ел я , м етал л и ч еск и е трубы , сл у ж ащ и е д л я  п р окл ад ки  п р о во д о в  в  
расп р едели тел ьн ы х сетях .

С о п р о ти вл ен и е р астек ан и ю  т о к а  зазем л я ю щ и х у стр о й ств  -  н е  
б о л ее  4 х О м .

1 2 .4 .2 . В  ц ел ях б езо п а сн о ст и  в  зал е  к о т л о в  д л я  защ и ты  о т  
стати ч еск о го  электр и чества  п р еду см атр и вается  кон тур зазем л ен и я , 
вы п о л н я ем ы й  п о л о со в о й  стал ью  2 5 x 4 м м .. О тветвлен и я о т  кон тура 
за зем л ен и я  к  отдельн ом у о бор у дован и ю , вен тк о р о б ам  и тр у боп р оводам , 
вы п о л н я ю тся  круглой стал ью  д и ам етр о м  6 м м ..

1 2 .4 .3 . М олн и езащ и та.
З ащ и та здан и я о т  п р ям ы х ударов м о л н и и  н е тр ебу ется  со гл асн о  

“И н стр ук ц и и  п о  у стр ой ству  м о л н и езащ и ты  здан и й  и  соо р у ж еен и й ” Р .Д . 
3 4 .2 1 .1 2 2 -8 7 .

1 3 .  Г ен ер ал ьн ы й  п л ан .

П р и н ц и п и ал ьн ая  сх е м а  р азм ещ ен и я  во д огр ей н о й  ко тел ьн о й  и  
о сн о в н ы е  п о к азател и  п о  ген ер альн ом у п лан у ук азан ы  н а  л и ст е  №  П З - 5  

П о д ъ езд  авто м о б и л ей  к  зд ан и ю  вод огр ей н ой  ко тел ьн о й  
о б есп еч и в а ется  в  у вя зк е  с  сущ еству ю щ ем и  вн еш н и м и  сетя м и .

ОСНОВНЫЕ. ТЕХНЙК0- ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ПОКАЗАТЕЛИ.
Т П Г
Е Е Наименование показателей Е д  измерения: К оличество

1 2 ________3 4
1 ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПР0ГРАММА

п Теплопроизводительность котельной общая Гкал/час а  215
1 2 Р асч етн ая  единица мощности ИЮкБт устаяов 

(генной 1ГОЩ- 
ю ст и  эл ек т
родного котла

2 5

1 3 У становленная мощность на приготовление тепло
носителя д л я  отопления -  вод а  t= 9 5 -7 0 ° C

кВт 2 2 2 0

1 4 К оличество расчетны х единиц 109 кВт установ- 
генной мощности

2 2

1 5 Установленная мощность на приготовление воды , 
питьевого к а ч еств а  н а  "бы товое горячее водоснаб
жение t= 6 5 °C

кВт 30

, 1 6 К оличество расчетны х единиц 100 кВт уставов- 
пенной мощности

а з

1 7 Уровень механизации и автоматизации производст
венны х процессов

% 100

1 8 Удельный в е с  рабочих; зан яты х ручным трудом % -

I d з ° к о т е т а Ж Д° еШ:ои и  в ы Рй4 о п и  тепловой энергии ч е л ч а с/ г о д 7 Ш

1 1 0 Годовая вы работка тепловой энергии воды  
t= 9 5 -7 0 9 C  на одного работаю щ его

МВт.ч/Гкал 120.6/140.2Е

1 1 1 То ж е вод ы  1= 65°С  н а  одного работающ его т 9 7 L 2 5

2 РЕЖИМ РАБОТЫ И ШТАТЫ
21
г г
а з

Общая численностьработающ их; в  том ч и сл е
-  работающ их
-  в  наибольшую смену

ч е л

#

4
2
3

2 4 К оличество рабочих д н ей  в  году
-  по отоплению ^
-  по горячему водоснабжненш о Щ -  _ И

a s К оличество смен в  сутки 

-  98 горячем у^одоснабж нению

1 1 ГГ —
смена 1

2 6 Продолжительность смены ч а с  8
2 7 Коэффициент сменности -у ст а н а в л и ва е т  начальник 

к о тел ьн о й ! котельная м о ж ет . 
работать ое!з дежурного п ео н

2 8 Коэффициент загрузки основного оборудования 1 а 4 2
3 ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

a i Площадь застройки м2 3 2 5
2 2 Площадь общ ая м2 Ш
2 3 Общий строительный объем м3 2 6 1 5

4 СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В  БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ 1991г.
4 1 Общая . в  том ч и сл е тыс. руб. 4 2 7 7
4 2
4 3
4 4

-  строительно-м онтаж ны х работ
-  оборудования
-  прочие затраты #

3 2 6 3
2 0 4
0.1

4 5 Стоимость CUP 1и2 общей плош али руб. 7 3 1 6 2
4 6 Стоимость СМР 1мЗ общ его объема ______ руб.______ 147 .72
5 МАТЕРИАЛОЕМКОСТЬ

2 1 Р асход  ц ем ен та приведенный к  М400 т 1 2 9 5
2 2 -  то ж е  удельный показатель на расчетную еди н к г 4 3 8 0
5 .3 Р асход  ст а л и  приведенной в  кл ассу  А -1  и  СтЗ т 1 5 3
2 4 -  то ж е  удельный показатель на расчетную един к г 612
6 РЕСУРСЫ НА ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ И ЭШШУАТАЦИОННЫЕ НУЖДЫ

2 1
2 2
2 3
2 4
2 5

Годовые расходы :
-  воды  на подпитку теплосети
-  холодной воды  д л я  горячего водоснабж ения
-  н а х о а -  бытовые нужды
-  реагентов водоподготовки -  комплексонов и  
комплексонатов

м3
м3
м3
т

78  
3885 
3 2 2  
2 1 2  ■

2 6 Канализационные стоки  (чи сты е) при ремонте 
или аварии / г г

м3 4  f

2 7 Го д о вой 'р асхо д  электроэнергии МВт.ч 9 6 4 2
2 8  1 Потребляемая электри ческая мощность кВт ж ?

Привязан -

9 0 3 -1 -3 1 3 .9 6 - П З
Лист
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С х е м а , ,  г е н е р а л ь н о г о  п л а н а

Э к с п л и к а ц и я  зданий и со о р уж ени й

[4W nti генлл. Наименование' Плошадь застройw11ь
строитель ный объемKN 11Ш0ВЫХ

проектов
1 Водогрейная котельная с котлом 

типа Ш  мощностью гзо квт S t t
индивид.
проект

Показатели по генплану

П И

1 М1
Н а и м е н о в а н и е

Е д и н и ц а
И З М Е Р Е Н » ! К о л и ч е с т в о

>1 П л о щ а д ь '  у ч а с т к а М г г з о

г П л о щ а д ь  з а с т р о л к и м 1 и в
ъ - П р о ц е н т  з а с т р о й к и */с 50

i

-  — -  & л о в н а д  г р а н и ц а  у ч а с т к а  з а с т р о й к и

Здания и сооружения-х "S'"' « u u y r  JJlVUnH
П р о е з д ы  м т р о т у а р ы  

и  D D p T o & D i t  к а м е н ь

Озеленение

с асфальтовым покрытием

П р и в я з а в

И г а  К '
9 0 3 - 1 - 3 1 3 . 9 6 - П З

q c e W - e /

Лист
___ $_
г



ВЕДОМ ОСТЬ РАБОЧИХ Ч ЕР ТЕЖ Е Й  ОСНОВНОГО КОМПЛЕКТА

Лист Наименование Примечание

1 Общие данные (начало)
2 Общие данные(окончание).
3 Принципиальная схема. Спецификация врезок и вставок КИПиА

Спецификация оборудования.

4 План на ош 0.00 Спецификация оборудования

5 Разрез !-г 1.

6 Разрез 2+2

7 Разрез 3+3.

8 Узлы крепления трубопроводов: 1-4

9 Узлы крепления трубопроводов: 5, 6.

10 Узлы крепления трубопроводов: 7-9.
И Ведомость объемов теплоизоляционных работ.

ВЕДОМОСТЬ ОСНОВНЫХ КОМПЛЕКТОВ РАБОЧИХ ЧЕРТЕЖЕЙ

Обозначение Н а и м е н о в а н и е Примечание

ТМ Теплом еханическая часть котельной

АС А рхитектурно- строительны е реш ения

КМ Конструкции м еталлически е

ОВ Отопление к  вентиляция

вк Внутренние водопровод и

кан али зац ия

ЭМ Электрооборудование си ловое ,

электр и ческое освещ ен ие ,

зазем лен и е

АТМ Автоматизация теплом ехан ической *

ч асти

8

ВЕДОМОСТЬ ССЫЛОЧНЫХ И ПРИЛАГАЕМЫХ ДОКУМЕНТОВ УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Обозначение Наименование Примечание

Ссылочны е документы

ОСТ 3 6 - 1 4 6 - 8 8 OnoDbi трубопроводов неподв. и подвижн.
с е р  7 .9 0 3 .9 - 3  вы п.1 Изоляция трубопроводов тепловых сетей.

с е р  3 .903—13 Опоры под водспсдогреватель

ГОСТ 1 1 0 6 -7 4 Таль ручная передвижная червячная

сер. 5 .8 0 0 -1  вы п.3 Стол рабочий

сер. 5 .8 0 0 -1  вы п.3 Шкаф для принадлежностей

П рилагаемые документы

9 0 3 - 1 - З Ш 6 - Ж С
Спецификация оборудования к рабочим 

чертежам марки ТМ

" Т1 — Трубопровод подающей отопительной воды общий 
Ри=0.5 МПц 1= 95 'С

■' 11 Т2 — I ■ I Трубопровод обратной отопительной воды общий 
Ри=0.18МПц 70 *С

Т11— ' - Трубопровод подающей отопительной воды 
на отопление Ри=0.5 МПа, t= 95 *С.

1 Т21 — ■ Трубопровод подающей отопительной воды
от отоплении Ри̂ ОЛвМПа, t= 70 'С.

' 11 “ ТЗ — I ■ Трубопровод горячей воды для горячего
водоснабжения подающий 1= 65 *С.

—“  Т4 — Трубопровод горячей воды для горячего
водоснабжения циркуляционный t= 40 *CL

—  В1 — и ■ Трубопровод хозяйственно-питьевой воды

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТРУБ0ПР0В0Д0&

Наименование среды
Условные
обознач.
тр-да

Рабочие параметры ПробноеДа В Л при Катего
рия

тр-да
Материв;
тр-да

Наличие
ИЗОЛЯЦИ! Примеч.Давление 

Ри., МПа
Темпера
тура, °с

истытан. 
Ра, МПа

1. Подающая отопительная 
вода общая Т1 1.0 95 1.60 IV ст.10 Да

2 Обратная отопительная 
вода общая ТЕ 1.0 95 1.60 IV ст.Ю да

3. Обратная отопительная 
вода на отопление Т11 1.0 95 1.60 IV ст.10 Да

4 Обратная отопительная 
вода от отопления Т21 10 95 1.60 IV ст.10 да

5. Горячая вода для горя
чего водосн. подающая ТЗ 0.5 75 0.625 BV оцинкоа

сталь да
6. Горячая вода для горя

чего всдоеа вдркуляц. Т4 0.5 75 0.625 BV оцинкоа
ставь Да

7. Вода хозяйственно- 
питьевая В1 0.18 5 0.225 BV ст.10 нет

Технические решения принятые в рабочих чертежах; соответствуют требова
ниям экологических, санитарно-гигиенических; противопожарных и других 
норм действующих на территории Российской Федерации, и обеспечивают 
безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию обьекта при соблю
дении предусмотренных рабочими чертежами мероприятий

Главный инженер проекта (Боцдарец Л С)

Привязан

1 Листов1— =—
Ина N I

903 -1 -3 1 3 .9 6 -ТМ
Водогрейная котельная с электродным

Иш Коп р Лист N док Пода Дата котлом типа Кеш мошностью <;ои кш
ПШ Бондарен Стадия Лист Листов
Нач. отд Лопухина..

Р 1 11Н контр. Калякин
Нач гр. Калякян

Общие данные, 
(н ачало)

АО ’’ г и п р о и в 1'
г. Мытищ и

Ин* Витенберг W * c ^ —
Инж Авдеева <

о / $
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ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

1. Типовой проект разработан в соответствии с за
данием на проектирование, утвержденным Росхим- 
нефтепромом 25 января 1996г..
2 Теплопроизводительность котельной с учетом собст
венных нужд в отопительной воде и воде на горячее 
водоснабжение приведена в таблице :

m
ILH

Наименование 
тепловой энергии

Единица
изм.

Максималь
но-часо

вая выра
ботка1̂

Средне
суточный
расход

1 2 3 4 5

1.
Теплоноситель для 
отопления -  вода 

t= 95-70° С

Гкал

МВтч
а 19

а 22

224

261

2
Вода питьевого качества 
на бытовое горячее 0 
водоснабжение t= 65 С

м3
Гкал

МВт.ч

0.926
0.03

0.032

11.1
0.67

0.78

Температурный график отопительной воды t= 95— 70 °С. 
Давление в подающей трубе из котельной 0.5МПа(изб.)1 
в обратной 0.18МПа(изб.).

Горячее водоснабжение предусматривается водой 
питьевого качества t=65°C, приготовляемой в емком 
водонагревателе.

Для снижения процессов накипеобразования, корро
зии труб и оборудования подпиточная вода обрабаты
вается с помощью установки "Комплексон” типа АДР-2

3. Теплопроводы прокладываются на скользящих опо
рах по ОСТ 36-46-88. При монтаже ось скользящих 
опор сместить в сторону, противоположную тепловому 
перемещению на половину теплового удлинения данного 
участка трубопровода.

1

§
£
Л
1
Я
S

1

Iа

4. Расстояния между опорами неуказанные на черте- 
жах принять по таблице :______________________ -
Ду, мм 80 50 40 32 25 20 15

L , м 4 3 25 25 2 2 1.5
5. Компенсация тепловых удлинений естественная за 
счет углов поворота
6. Номер позиции арматуры и оборудования на чертеже 
соответствует позиции по спецификации.
7. Высотные отметки приведены по низу труб.
8. Изоляцию трубопроводов и оборудования выполнить 

согласно объема работ по теплоизоляции ( лист ТМ-К).
9. Опознавательную окраску выполнить в соответствии
с ГОСТом 14202-69. Объем работ приведен на листе ТМ-К
10. Защита от наружной коррозии принята пассивная 
при помощи антикоррозионных покрытий. Объем работ 
приведен в спецификации оборудования
11. Производство работ, изготовление и монтаж трубо
проводов выполнить в соответствии со СНиП 3.05.03.85, 
"Правилами устройства и безопасной эксплуатации водо
грейных котлов с температурой воды не свыше 115 °С и 
паровых котлов с давлением пара не свыше 0.7ати” 
Госгортехнадзора РСФСР, "Временными правилами уст
ройства электродных котлов и электрокотельных” и 
’Правилами устройства электроустановок,

.ItaJT

Нэп Код т

Нач отд 
Ц  контр. 
Нач гр. 
И нх  
И нх

Лист1М дот Поди
Лопухина,
Калякин
Калякин - S E T "Зитенберг jjfer;—-
Авдеева '—

Дата

903-1-313.96- ТМ
Водогрейная котельная с электродным 
к о т л о м  т и п а  К Э В  м о щ н о с т ь ю  2 5 0  кВ т .

Стадия Лист Листов

р 2

Общие данные 
(окончание).

АО "г и п р о и в ”
г. Мипшщ

ц сс  / о
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П оа О бозначен ие Н аим енование К оя
Maccf
ед,К1

Приме
чан и е

1 2 3 4 5 с

© см документацию на котел Врезка КИП поа 4 К 2

© ТМ4 512-91 ЗК4-275.00-90“ ' “ 
M vcth16-225H 15кч18п2 Лт15 Врезка КИП поа 6 (С 2

© 1T1I4-142-87 7.3К4-1-87 Врезка КИП поа { 1

© 1 ЗК4-28200-90 
вент 15кч18п Ду15 Врезка КИП поа 11 К 1

© —  -----------------
фп 1-25-16 Вставка КИП поа 12 К 1

© 1 3K4-282L0O-90 
вент. 15кч18п Ду15

Врезка КИП поа 12 К 1

© ПМ 4-142-87 7.3К4-1-87 Врезка КИП поа 2 1

© Ш -512-91 ЗК4-275 ЭО-УИ 
Отйустр 10-2251*

Врезка КИП поа 7 2

© h Ш -512-91 ЗК4-275.0О-М0 
OrdvcTD 16-22RH

Врезка КИП поа 8 2

© * . * 3 2 / 1 5  Г й С Т М * * ^  
^W j4 3 4 ^7 $ y  Фл  1- 15-Ю Вставка КИП поа 5 1 ________ 1

1 2 3 4 5 8

© см инструкцию завода -  
изготовителя__________ Врезка КИП поа 5 1

© ДбО^В5.]«51> Фл 1-80-18 Вставка КИП поа 18 1

© Ф40 "  
Ш«Гь304;Г40Т ВСГ-40 Вставка КИП поа 14 1

© Ф38 40/32 
:)Л60"12641Ж~1г ВСГ-32 Вставка КИП поа 15 1

© Ф32
]Д 60 1,284735© ВСГ-32 Вставка КИП поа 16 1

© Врезка КИП поа 9 1

© ТМ4-144-87, ЗК4-2-87 
гр.Ф 108x4 й  250ммлист20х! 10x2

Врезка КИП поа 3
1

© Ф40 40/50 
1 зэ г .л м с т г ?  в а -4 о Врезка КИП поа 17 1

© [W  \ин \ч ю  |. Фл 1-80-16 Вставка КИП поа 13 1
1 3K4-282L0O-90 
вент 15кч18п Ду15 Врезка КИП поа 13

1
ТМ4-512-91, ЗК4-275.00-90 
3Td уста 16-70 15кч18п2Д?15 Врезка КИП поа 18 1

Поа О бозначен ие Н аим енование

КЭВ- 250/0,4

КС-12-50

1СМ 32-20-115/2

СТД (3068) N 4

АДР-2

Котел электродный водогрейный

мощностью 250 кВт

Насос сетевой

Насос циркуляционный горячего

водоснабжения

Емкий бойлер

Водоподготовительная установка

Комплексен’

К о я
М асса
е д .к г

248

Приме
ч ан и е

1 -  раб.

1 -  раб.

9 0 3 -1 -3 1 3 .96-ТМ
Водогрейная котельная с электродным

---- ■- ■ --- Я --------- 1
Ш Я  ПЕТЯ fWffl ШННТШ ПТ5Я

Привязан Нал о т  
Нконта

Лопухина
Лопухина' ^  -  W  ”

Нал гр. Калякнн Ш В к
Исполм Витенбеаг

1 Ина N* |
Принципиальная тепломехническая 

схема.

Стадия Лист Листов

Р 3
АО "ГИП

Г МЫТИ!
РОИВ"
щи

ЦОС </£2-0* //



Ал
ьб

ом

•и

П Л А Н  Н А  О Т М .  0 , 0 0 0
1; 7 f до типу) 

Листы 8 ,10

Спецификация оборудования

Под Обозначение Наименование Кол
Масса
ед?кг

1 Приме
чание

1 КЭВ-250/0.4 Котел электродный водогрейный

мощностью 250 кВт 2 248 1 -  раб. 
1 -  реа

г КС-12-50 Насос сетевой 2 340
1 - раб 
1 -  р?а

3 ICM 32-20-115/2 Насос циркуляционный горячего

водоснабжения 1 27

4 N 4  (СТД 3068) Емкий бойлер 1 436

5 АДР-2 Водоподготовительная установка

"Комплексен' 1 50

6 ГОСТ 1106-74 Таль ручная передвижная

Нп -Зм , Г/п -  1т червячная ! 45

7 Черт. 0206 , серия 5.800-1 , Стол рабочий

выпуск 3 1 94

8 Черт. 0205 , серия 5.800-1 . Шкаф для принадлежностей

выпуск 3 1 67

Т2 -  от потребителя 
$189x3 ; отм. +ЭЦ00 (ось)

Т4 -  циркуляционная пиния 
]Ц32 от потребителя 

отм +3*370 (ось)

i i

ТЗ -  к потребителю 
Ц40 ; отм. +ЗД70 ( ось)

Т1 -  к потребителю 
089x3 ; отм +3^100 (ось)

9 0 3 — 1— 3 1 3 .9 6 —ТМ
© Водогрейная котельная с электродным 

котлом типа КЭВ мощностью 250 кВтИэи Колуч Лист NnoK Поди Дата
Привязан Нач отд. Лопухина .̂ Стадия Лист Листов

Н. контр Лопухина Р нНач гр. Калякин
Исполн Витенберг План на отм ft 00(1 

Спецификация
АО ”ГИП РОИВ”

Инв. N’ г. Мытищи

ц с о м г - е /  / 2
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Р А З Р Е З  1 - 1

903—1—3 1 3 .9 6 —ТМ
Водогрейная котельная с электродным

В35ШЖ5ВИЯМ?Ш Ш Ж В 1 котлом типа КЭВ мощностью 250 кВт I
Привязан Нач отд;Лопухина̂ Стадия Лист Листов

Еконтр._ Лопухина' Р 5■_Нач гр Калякин
Исполн Витенберг Раэреэ *1- 1", I АО ТИП[РОИВ”

1 Инн N* | I Г. МЫТИЩИ |
ц о о т - е /  / з



Р А З Р Е З  2 - 2

903—1—3 1 3 .9 6 —ТМ
Водогрейная котельная с электродным 
котлом типа КЭВ мощностью 250 кВтИэи Коч уч Лист iTnok Подл Дата

Привязан Нач отд Лопухина-1 Стадия Лист Листов
Н. КОНТР. Лопухина^ 1

Р еНач гр. Калякин
Исполн, Витенберг Раэреэ " 2 -2 * . АО ”ГШ1РОИВ"

Инн Г г. Мытищи
Ц 0 о 4 2 1 ~ 0 /  f #



9 0 3 -1 — 313 .9 6 —ТМ
Водогрейная котельная с электродным 
котлом типа КЭВ мощностью 250 кВтИзи КодтчЛистNhokJans. Дата

Привязан Нач отл Лопухина* Стадия Лист Листов
H.KOHTJX Лопухина р %Нач rpt Калякин
Исполн. Витенбевг Разрез "3-3". АО "гип РОИВ"

Инв. N* Г. МЫТИЩИ
Ц 0 с Ш ~ е /  / 5
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9 0 3 - 1 — 3 1 3 . 9 6 —ТМ

Водогрейная котельная с электродным 
котлом типа КЭВ мощностью 250 кВтИ зн Колуч Лист N*;iok Подл Лата

Привязан Н ач отд Лопухина» Стадия Лист Листов
Н  конто. Лопухина Р 8Н ач г а Калякин
Исполн Витенбеог ? Н г Узлы крепления трубопроводов^^. АО ”ГИПРОИВ”Mhjk.Ik. Д ер/uveea 0 4 -

И на N ' г. Мытищи
ц в о м г - в /  / 6
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N
п/п

1
Наименование вида работ ед

изм.
Количество

1. Изоляция плоских и криволинейных м3

поверхностей плитами минераловатными

на синтетическом связующем марки 125 а 63

г Изоляиия трубопроводов плитами мине- м3

валоватными на синтетическом

связующем марки 75 :
. толщиной 60мм

а Изоляция трубопроводов матами м3 L30

марки 125 минераловатными

прошивными в стеклоткани

толщиной 40мм 0.79

4. Покрытие изоляции плоских и криво- м2

линейных поверхностей кожухами из

листов алюминиевого сплава марки
АД1.Н толщиной 0.8мм 13.40

5. Изготовление и установка штырей для м2

крепления тепловой изоляции 19.40
& Устройство каркаса изоляции из м2

проволоки на плоских и криволинейных

поверхностях 13.40

7. Опознавательная окраска изолируемых м2

■трубопроводов масляной краской_______
за 2 раза 270

___&_

дертикалшой проекции :
м2

стоечных 5.30
подвесных 3.60

9. Заземление кожухов по изоляции : коли- RU.

чество мест заземления длина полосы

заземления из алюминиего листа толщи-
ной 0.5-1.0мм, шириной 40-60мм, 36.00

10. Покрытие изоляции трубопроводов и м2
арматуры кожухами из листов алюминиево-
го сплава марки АД1.Н толщиной 0.3мм 80.00

11. Изоляция трубопроводов полотном м3
холсто-прошивным из отходов
стеклянного волокна ХПС-Т-5 0.43

Примечание :

Изоляцию оборудования, арматуры и трубопроводов выполнить 
согласно серии 7.903-3 вып.1.

903- 1-3 1а 9 6 -Т М
Водогрейная котельная с электродным 
котлом типа КЭБ мощностью 250кВтИз* Кал р Лист Гиок Поди Дата

Привязан: Стадия Лист Листов
Нач отд Лопухина' Р иН контр. Калякай
Нач. гр. Калякин S,— Ведомость объемов 

теплоизоляционных работ
АО* ГИПРОИВ”

г. МытищиHhblN Инж. Икат. Авдеева <
Ц с с 4 % 2 - о /  S 9



Ведомость ч ер теж ей  основного  ком п лекта  АС Ведомость ссы лочны х и  п ри л агаем ы х  докум ентов

1 3

Общие у к а за н и я

Лист Наименование Примечания

1 Общие данные

2 План на о т  0,000 Разреэы 1-L2-2
3 Фасады в осях 1 2;2. 1.А. ЦП А
4 Схема расположения элементов фундаментов
5 Схема расположения элементов покрытия
6 Схема расположения фундаментов под оборудование
7 План полов и отделочных работ

8 Узлы 1. 6

Основные строительны е п о к а за те л и

Наименование Площадь Общая Строительный обьем.м®
застройки

м*
пяощ&дь

Надземный Подземный Общий

Котельная 52,8 38,5 261,1 - 261.1

3  

S04
1
§
5

П лан кр о вли

<s

Ч
(Ч
о

о

3

Технические решения, принятые -в рабочих чертежах, 
соответствуют требованиям экологических,санитарно-гигиенических, 
противопожарных и других норм, действующих на территории 
Российской Федерации, и обеспечивают безопасную для жизни и 
здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении предусмот
ренными рабочими чертежами мероприятий

Обозначение Наименование Примечание

ГОСТ 24698-81 Двери деревянные наружные для жилья
общественных зданий

ГОСТ 6629-88 Двери деревянные внутренние для жилых и
общественных зданий

ГОСТ 11214-86 Окна и балконные двери деревянные с двойным

ч остеклением для жилых и общественных зданий
ГОСТ 13579-85 Блоки бетонные для стен подвалов

1

10411-3 BbnxOs 1,6 Сборные железобетонные многопустотные плиты
перекрытий многоэтажных общественных зданий

производственных и вспомогательных зданий
промышленных предприятий

1 494-24 вып.1 Стаканы для крепления крышных вентиляторов
дефлекторов и зонтов

2460-16 вып.0 Типовые узлы покрытий промышленных зданий в местах
установки крышных вентиляторов

L 400 2-25.93 вып.1 Изделия закладные унифицированные сборных
железобетонных конструкций одноэтажных

промышленных зданий
■

Ведомость специф икаций

Лист Наименование Примечание

2 Спецификация перемычек

3 Спецификация элементов заполнения оконных и дверных
проемов

4 Спецификация к схеме расположения фундамента

5 Спецификация к схеме расположения элементов покрытия

6 Спецификация к схеме расположения фундаментов
под оборудование

6 Спецификация на монолитные фундаменты

Главный инженер проекта Бондарец Л С

1 За ош 0,000 в проекте принятд отметка чистого пола первого этажа 
соответствующая абсолютной отметке

2. Класс ответственности здавия-П

1 Степень огнестойкости па СНИП 2,01 02-85 -Е

4 Наружные стены приняты из керамического пустотелого кирпича 
ГОСТ 530-80 М75 на цементяо-песчаном растворе 5150 с распшвхой 
швов с наружной стороны.

5 Внутренную сторону наружных стен и кирпичную перегородку, 
предназначенные под отдапку, выполнять впустопговку

6 При кладке кирпичных стен и перегородок для крепления дверных и 
оконных блоков заложить деревянные антисептированные пробки 
120x250x65мм через 600мм но высота

7 Деревянные элементы, соприкасающиеся с кладкой, бетонов металлом 
должны быть антисептированы и отделены от них прокладкой из толя.

8. Отверстия в стенах и перегородках размером менее 100мм выполнять 
но монтажным чертежам коммуникаций

9 Отверстия в кирпичных стенах и перегородках размером более 100мм 
выполнять при кладке стен и перегородок, над отверстиями шириной 
200 700мм устраивать рядовые перемычки из трех стальных 
стержней 01QAI на каждые 120мм кладки.

10 Отверстия в стенах л перегородках после монтажа коммуникаций 
заделать цементно-песчаным раствором М50

11 Перемычки сборные железобетонные укладывать по слою цементно
песчаного раствора Ы501

12- По периметру здания выполнить асфальтобетонную отмостку шириной 1м.

13 З а к л а д н ы е элементы д л я  узл о в к р е п л е н и я  трубопроводов 
см ., чертежи марки Т М .

Привязан

Листов

Иней.
__ L _

9 0 3 - 1 - 3 1 3 . 9 6 - А С
___ L _ Водогрейная котельная с электродным 

котлом типа КЭБ мощностью 250кВт___ L__
Из* pfouyt Лист Кдок. Подпись Дмаrun Бондарец Щреиш- Стадия Лист Листов

1ач отдел; Воробьева Р 1 8El контрол] Воробьева
Ведархит Воронина

Общие данные А.0ТЮ1Р0ИВ’ 
г Нытищи

Ц о о Ц Ц - о /  г о
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План на отм. 0.000'

( д >

-̂--------7

^ 5 =  V

Оль. ю охю  oh
тъ иа отм.+0,400(Эм)

----------------------------------- 7

т щ ж щ Ш Ж Ж

та  ? Р
0 “  4

®

=N

^  [3000 1

й

100

1720
тК

1455

1500

i ,I
тК

5745
7 ^

7200

+5; 100

._п „ .пп QTB.10Qy.100h
—  НИЗ иа. ОТМ.+0,400(эм)

©

Схема располож ения оконных проемов

® >

ПгиЗ Пр-3 Пр-3 Пр-3
: е т з е т

)10

^ ........ J  Г loop 1
^  Q m 4 Q 0 x 2 0 0 h  
^  /  низ на ош+2,200(эм)

111 й
Й

+5,100
S L

0m670*600h
Z ' /  низ на ош +£900(тм)й

-0.150

Пр-3 Пр-3 П р -^ у Ь р -З

7200

®

Р азрез 1 -1

Защитный спой гравия- 50 мм
Бшсрост кровельный наплавляемый
Ст450-45-1слой ТУ21"0028В—139-42-93
Бшсрост кровельный наплавляемый
0 2 0 0 -3 ,5 -1споЙ ТУ21-00288-139-42-

Цементно-песлаиая стяжка-30мм
Утеплитель-керамзитобетон- 150г220мм
Пароиэоляция -обмазка битумом______
Плиты сборные железобетонные

Разрез 2 - 2

См: разрез 1-1
. По 14

/ а 4 б о ч а Т н Г

Мр1т

У

0,000

7200

®

+4500

+£37о

©

20

Ведомость дверных проемов Ведомость перемычек

Марка,
поа Размер проема, мм

1 1910х2370Ь

2 910* 2370h

3 810 х 2070h

Привязан

Парка,
поз.

Пр-1

Пр-2

Нр-З

Пр-4

Схема селения

ST

7*  51Q X

и

С
510

3

Спецификация перемычек

Марка,
поа Обозначение Наименование Копил Масса

ед.кг Применение

1

103а1-1  вып.1

2ПБ 22-3 3 92

2 1ПБ 13-1 33 25

3 1ПБ 10-1 1 20

4
ГОСТ 8509-86

L  125x8)1= 2300мм 1 35,65

5 L 125 х8;1= 1300мм 11 20,15

Паи Колун Лист Идоь Подгась
Нал отдела
Пконтроль
Ведархит.

Воробьева
Воробьева
Воронина

~Е£.

903-1-313.96-А С
Водогрейная котельная с электродным 
котлом типа КЭВ мощностью 250 кВт

План на о т  0,000 
Разрезы 1-1; 2-2

Стадия Лист Листов

8
А.0.ТИПР0ИВ'

г. Мытищи

Ц о О / $ 2 - &  2 /



+5да

+4210
Z A t.

+аооо
+ a 3 7 0 - j i i

5 L

+Ц250

0,000

+fr200

+4210
A l

Фасад в осях 1...2

Ок-1 Ок— 1 O x - 1 Ок-1

- g i s o

7 ^
7200

®

A L

©

Фасад в осях 2...1

+5,200At-
+аз7оAt-
+0250At.
0.000

+5,200
I L

j m Z F

Фасад в осях А ..,Б Спецификация элементов заполнения оконных и дверных проемов

7^
5400

®

-giso

©

Фасад в осях Б...А

А 7
-g iso

7 ^----------
5400

© ®

Марка,
поз.

Обозначение
Кол. да фасадам Масса Примечай.Наименование

1-2 А-Б 2-1 Б-А
Всего ед.хг

1 ГОСТ 24898-81 ДН 24-19ГУ - 1 - - 1

2 ГОСТ 14624-84 ДНГ 24-9 1 - - - 1

3 ГОСТ 6629-88 ДГ 21-8 - - - 1 1

Ок-1 ГОСТ 11214-86 ОС 12-9 4 ~ 4 - 8

9 0 3 -1 —313.96—АС
Водогрейная котельная с электродным 

котлом типа КЭВ мощностью2э0 кВтИзк Колуч Пнет Мдок Подпись Дата

Пржвган
Нач, отдела Воробьева Стадия Лист Листов
Н. контроль Воробьева / 1 ^ с - Р 3 8Вед ар гите* Воронина

'
Фасада э оси 1-2; А- Й 2-1; Б-А АО "ГИПРОИВ" 

г. МытищиМне»

цоо«£2-е/ г в
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Схема расположения элементов покрытия © Спецификация к схеме расположения элементов покрытия

МОЙ

А О

i

130

i 1

30 ь (
1

0Ю Ж

IT T

Вия Д

Подвеска П1
в - в

1. Монтаж плит выполнять ъ с о о т ь б т с т & и и  с о  СМИП 3.03.Oi-87. 
2.Закладные и соединительные э л е м е н т ы  окрасить 

Эмалью ТТФ-115 за два раъа.
7 -̂-" >VL

---

8со

---- \

Марка,
поа Обозначение Наименование Кол Масса

ед,кг
Примечен

Плиты покрытия

1 1 ПА1 1 Ч пгттт fV fi ПК 56Л5-5Ат V-Б 4 2600 шт.

2
l U41. i о вып и; 0

ПРО 56.15—7AtV 1 2600

Стаканы

3 1.494-24 был. 1 СБ4А-1 1 150 шт.

j
Изделия соединительные

1

4 ГОСТ 5781-82 0 8  Д1,Ь= 780ии 4 0,3 шт

2.460-14 вьш.0 листЗ MCI 4 014 шт

5 903—1—313.96—AC—5 П1 6 2.1 шт

1
6 Набетошса 1 - шт

Изделие .закладное

7 903M-3I3.96-AC-5 1ГС2 4 хз шт.
Материалы

Бетон Бетон кл.В15 0,08 м3

9 0 3 -1 -3 1 3 .9 6 -АС
Водогрейная котельная с электродным 

котлом типа КЭВ мощностью250 кВтИэм Е(олуч Лист Кдок Подпись Дата

Привязан Иан отдел* Воробьева Стадия Лист Листов
II контроль Воробьева Р 5 8Вед артатек Воронина

Схема расположения эпементоь
П ОКРЫ ТИЯ

АО.'ГИПРИШ" 
г. МытищиHmN
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Схема расположения фундаментов под оборудование

2930 600 >01,600,,*  0\ -

%
5кг

^  7
,440

О

985
7 "

0,000

V

+ + + + 
А

+  +  +  +

1430 ,  юоо

7200

Фом 1 
т =  2800кг

©
Фом 3 

т=30хг

Фом 2

тН-
:V

I  ж £ = >
j 3 ^  Г " '

3 - 3

440

777------777

gooo

Ведомость расхода стали на элемент, к гс

Марка
элемента

Изделия закладные

Арматура класса Прокат ГОСТ 27772-88

Всего
АШ С245

ГОСТ 5781-82 ГОСТ 19903-74

012 Итого 1=10 Итого

Фом 1 1Q6 lge 61,3 61,3 71,9

Спецификация к  схеме расположения фундаментов 
под оборудование

Марка,
поа

Обозначение Наименование Кол Масса
ед.,кг

Примечай

Фундаменты под оборудование

1

903-1-313196-АС-6

Фом 1 1 -

2 Фом 2 1 -

3 Фом 3 1 -

Спецификация на монолитные фундаменты

Марка,
поа

Обозначение Наименование Кол Масса
ед,кг

Примечал

Фом 1

Детали

4 1400.2-25:93 выл 1 МУ1-144 4 17*9

Материалы

ГОСТ 25192-82 Бетон класса В12.5 0,42 м3

Фом 2

Материалы

ГОСТ 25192-82 Бетон класса В12.5 0,22 м3

Фом 3

Материалы

ГОСТ 25192-82 Бетон класса В1И5 001 м3

9 0 3 -l-3 ia  96-АС
Водогрейная котельная с электродным 

котлом типа КЭВ мощностьк>250 кВтИ эк Кочуя Лист Удои Подпись Дата

Привязан
Нач. отделе Воробьева Стадия! Лист Листов
Нконтроль Воробьева р ! 6 8Инженер Николаева

Схема расположения фундаментов 
под оборудование

А.0.*ГИПР0ИВ“ 
г. МытищиИнв.П

ЦООШ-О/ 23
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План полов и отделочных работ 
на отм. 0,000

2S

Экспликация полов

Наименование 
или номер 
помещения 
по проекту

Тип
пола
по

проекту
о

Схема пола Элементы пола н их толщинами
Площадь

пола
м2

Примечание

1 2 3 4 5 6

Котельная,
санузлы 1

rs / / / / / / / /  /У/,
h////z///////, 
\ f* f* /* f f* //*

Плитка керамическая Г0СТ6787— 80 
на цементно-песчаном растворе 

-25мм
Выравнивающая стяжка из бетона 
КЛ.В12.5 -75мм 

Подстилающий слой из бетона 
клВ1&5 -150мм 

Щебейь, в трамбованный в грунт 
-50мм

38,9

Указания по устройству полов

Ведомость отделки помещений

1.L Чистые полы выполнять после устройства фундаментов под оборудование 
и прокладки коммуникаций

1.2. В цементно-песчанный раствор добавить азотнокислый кальций 
в количестве 1% от веса цемента

Тип
ПО

проекту
□

Наименование 
или номер 
помещения

Потолок Стены
или перегородки

Низ стен
или перегородок/панель/ Двери Окна

Примечание
Ппоп̂ ад! Вид отделки 1поп|ад! Вид отделки Ипопрда Вид отделки Высота

мм
ТСпощада

м2 Вид отделки Ллощад!
м2 Вид отделки

1 2 3 4 5 6 ~ ~ т ~ 8 9 10 11 12 13 14

1 Котельная 36,5 Покраска
ВА-27 37,8 Покраска

ВА-27 75,6 Покраска 
ПФ—115 3000 Покраска 

ПФ—115
Покраска
ПФ-115

2 Санузел 8 4 Покраска 
ПФ—115 14,9 Покраска 

ПФ—115 13,0
Облицовка

керамической
глазурованяор

плиткой
2100 - Покраска 

ПФ-115 - Покраска
ПФ-115

Указания по отделке помещений

Z 1. Отдеку помещений выполнять "улучшенного0 качества.

ZZ Кирпичные стены и перегородки оштукатурить. Стены и перегородки, 
предназначенные под штукатурку, выполнять впустошовку.

£3. Все покраски выполнять за два раза

Z I  Воздуховоды и трубопроводы окрасить в цвет поверхности по которой 
они проходят, с нанесением опознавательной окраски кольцами 
по ГОСТ 14202-69.

90 3 -1 -3 1 8  96-АС
Водогрейная котельная с электродным 
котлом типа КЭВ мощностью 250 кВтИз* Кол.уч Лист Ндок Подпись Дата

Привязан Нач. отдела Воробьева Стадия Лист Листов
Н. контроль Воробьева щ f 7 Р 7 8Вед архит. Воронина 7m

План полов и отделочных работ А.0/ГИПР0ИВ*
г. МытищиИнаИ

Ц С сУ Е г- с /



903—1—313.96—АС
Водогрейная котельная с электродным 

котлом типа КЭВ мощностью250 кВтИан Колун Ласт Ндоь Подпись Дата

4Привязан Пая отдела Воробьева Стадия Лист Листов
Нконтроль Воробьева A~*t Р 8 8йедархите!: Воронина щ с

Узлы L .6 А.0.*ГИПР0ИВ* 
г. МытищиИнн. К

Ц 0 о М £ ~ 4 /  2 ?
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Ведомость чертежей основного комплекта КМ Ведомость ссылочных и прилагаемых документов Общие указания •

Лист Наименование Примечания

1 Общие данные

2 Техническая спецификация стали / начало/

3 Техническая спецификация стали/окончание/

4 Схема расположения элементов площадки на отк+Д700

5 Схема расположения монорельса над ornQOOO

Обозначение Наименование Примечание

L450.3—T̂ BbrnCt 1
Лестницы,площадки, стремянки и ограждения стальные

для производственных зданий промышленных предприятий

14252-6.1/91 Валки путей подвесного транспорта

2.440-2 вып1
Узлы стальных конструкций производственных зданий

промышленных предприятий

ГОСТ 243791-80* Болты фундаментные

1 Металлические конструкции разработаны в соответствии со СНШШ-23.81*

Z Монтаж конструкций выполнять в соответствии со СПИН а 03 01-87 и 
типовыми сериями, указанными на схемах

а  Для монтажных соединений применять болты класса точности В по 
ГОСТ 7798-70* й класса прочности 5.8 по Г0СТ1759.4-87 (ИСО 898/1-78); 
гайки применять класса точности Н по ГОСТ 1759.5-87 и класса точности В 
по ГОСТ 5915-79

4 Для ручной дуговой сварки применять электроды типа Э42 по ГОСТ 9467-75

а  Высота катета сварных угловых швов должна быть не более Kf =1,21 
(t -наименьшая толщина соединяемых элементов).

5 Все металлоконструкции после изготовления огрувтовать лаком ПФ -170. 
По окончании монтажа окрасить эмалью ПФ—115 ГОСТ 6465-78 за 2 раза

Технические решения, принятые в  рабочих чертеж ах, 
соответствую т требованиям  экологических, сан и тарно-гигиен ически х, 

противопожарны х и др уги х норм; дей ствую щ их на территории 
Р оссий ской Федераций и обеспечиваю т безопасную  д л я  ж изни и 
здор овья лю дей  эксплуатацию  объекта при соблю дении предусмот
ренными рабочими чертеж ам и мероприятий

Главны й инженер п р оекта Бондарец Я  С

Привязан

Листов

9 0 3 - 1 - 3 1 3 .9 6 - КМ
Водогрейная котельная с электродным 
котлом типа КЭВ мощностью 250 кВт

Стадия Лист Листов

р ' 1 5

Общие данные йо/гапроив"
г. Мытищи

Ц 0оц££-е/ 28



Ал
ьб

ой Техническая спецификация с т а л и /начало/

Марка 
металла 
и ГОСТ

Обозначение 
и размер 
профиля 

мм

N

ПН

Код

Дл
ин

а,
мм

Масса металла по 
элементам конструкций, Еч

----------------------------- -
Масса потребности в металле t=r

Вид профиля 
н

ГОСТ,ТУ

ма
рк

и
ме

та
лл

а

ви
да

пр
оф

ил
я л 2 

*
19 О

£О
I s
£

I f
« в мо

но
ре

ль


со
вы

е
П

У
ТИ

ле
ст

ни
цы rtV

зев
&о

й
2я

- 1

по кварталам (заполняется изготовителе! 
т ■ ' 3

V

I а ш
1
IпКод элемента конструкций О

5262331 526235 526242 526244
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Двутавры стальны 
горячекатаные 
ГОСТ 8239-89

0255 
s ГОСТ 
27772-88

120 1 2407 413 413

Итого 2 1457 413 413

Всего профиля 3 413 0,13

Балки
двутавровые 
для монорельсов 
ГОСТ 19425-74

С255
ГОСТ

27772-88

I  24М 4 3912 412 412

Итого 5 1457 0,12 412
Всего профиля 6 0,12

Швеллеры 
стальные 
горячекатаные 
ГОСТ 8240-89

0235
ГОСТ

27772-88

ПО 7 2614 0,04 404

Итого 8 1145 ао4 0,04
Всего профиля 9 Д04 4М

Уголки стальные 
горячекатаные 
равнополочные 
ГОСТ 8509-86

С245
ГОСТ

27772-88

10 402 402

1_90х90*7
Итого 11 1293 402 402

С235
ГОСТ

27772-88

L 50*50*5 12 Ц03 403
1-75x75*6 13 0,13 413

Итого 14 1145 416 416
Всего профиля 15 2120 416 402 418

С235
гпгт Б-ПН-8 16 403 403
1 VUJ

27772-88
Прокат листовой ■ 
горячекатаный Итого 17 1145 403 403
ГОСТ 19903-74 ' С245

тгг Б-ПН-10 18 402 402
1UU1

27772-88 ■

Итого 19 1293 402 402
Всего профиля 20 7115 403 402 405

.

Ведомость изделий, изготавливаем ы х 
на специализированны х заводах

NN
ни Типовая серия Наименование конструкций

J
ti|

Масса, кто
Примечание

единицы всех

L450.3-7.94 
выл. 41

Лестницы
1 ЛХФ 60-127 1 341 341

Ограждения
2 0ПТХ-10.7 3 45 ,245

—
Детали

3 ДХ1 2 44 48

9 0 3 - 1 - 3 1 3 . 9 6 - К М
П t
и сдш  усыпал лстс/1.ьпал с сшелтуи,

котлом типа КЭВ мощностью Й5С
ЦШ)1М
кВтНам {онуч Лист Кдок Подпись Дата

Привязан Яач отдел* Воробьева Л ^ Ч Стадия Лист Листов
Я. контроль Воробьева р 2 5Вединж. Юдахова

Техническая спецификация стали 
/начало/

а.о: гипроив*
г. МытищиИннК

ц е с ц £ 2 - в /  г д



Ал
ьб

ой Техническая спецификация стали /оютшше/

Марка 
металла 
н ГОСТ

Обозначение 
и размер 
профиля 

мм

N

Н Е

Код

«г

I3

Масса металла по 
элементам конструкций, т Масса потребности в металле 

по кварталам (заполняется изготовителем 
т

s=гси
2нVВид профиля 

и
ГОСТ,ТУ а §

3*1

м
g. I  
1  •?* 

е*

ю  W 
&£ 
га "о* 
&&

1 
Ко

ли
че

ст
во

 
шт

.

ра
бо

чи
е

пл
ощ

ад
ки

мо
но

ре
ль


со

вы
е

пу
ти

ле
ст

ни
цы а)

1
§•

1а
3
ш I И ш

т
шо
3

с оКод элемента конструкций о
526233 526235 526242 526244

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Листы стальные 
с ромбическим и 
чечевичным 
сечением 
ГОСТ 8568-77

С235
ГОСТ

27772-88

К-40 21 7152 0,04

Итого 22 . 1145 0,04 0,04

Всего профиля 23 Ц04 Ц04
Итого масса металла 24 Ц27 Ц29 Я 56

Лестницы 25 0,04 0104
Ограждения 26 ЦОЗ ЦОЗ
Всего масса 

металла 27 0,27 0,29 0,04 0,03 0,63

В том числе 
по маркам

С235 28 1145 0127 Ц27
С245 29 1293 0,04 Ц04
С255 30 1457 Ц25 Ц25

Электроды 
ГОСТ 9467-75

Э42 31 127200 0,001
Э42А 32 127200 Ц001

Масса поставки 
элементов 

но кварталам 
/ заполняется 
заказчиком/

I 33
П 34

ш 35
IV 36

1-------

9 0 3 - 1 - 3 1 3 . 9 6 - К М
Водогрейная котельная с электродным

Иэм Колуч Лист Кдок Подпии Дата котлом типа п с ш  м о щ н о с т ь ю  с э ь KDT

Привязан 1ач отдела Воробьева Стадия Лист Листов
i контроль Воробьева A f р 3 5бединх. Юдакова

Техническая спецификация стали 
/окончание/

А.0/ГИПР0ИВ" 
г. МытищиИннК.

ц е о у я я -е /  3  0



30

Схема располож ения элементов площ адки и рам ©

■ т*

3 - 3

Шайба 50*50*6

2 - 2

п 1 аоаа

CD
i n Is

©

Болт 6.Ш16*300У

© 4 - 4
t=e

1 - 1

■
Ч

К
 ‘

_____ \ - Л L - :  ©

,  150
е--------- 71

f \
^  \  ОтБ.

t=8 -И. 300

0 ТБ. вьшолнить
при монтаже оборудовании

1.450L 3- 7.94. 
+ q 7 0 0

1.45йЗ-7.940

Ведомость элементов

Марка
Сечение Расчетные усилия 2 £ Марка

металла Примечание
Эскиз Поа Состав М

таи
N
тс

Р
тс

1*1 £* S
Бр1 С СЮ 0,01 ао4

С235
ГОСТ

27772-88

Св1 L 1_50*5 ПО ГИ' костив = 120
Ст1 L L 50*5 4

Рм! i 
(шт.2) См. разрез 11

1 1_75х6 0,03 at
3

2 t=8

Л1

А 1450.3-7.94 
вып tyl

ЛХФ60-127

4

Н=700
о п п - м .7

(шт.2) Д О

~

Болты Бол 6.1 M l6x300 CtJ пс2 ГОЛ 2437' .1-80 16 коиплекто]

Н Став рифленая 5=4 ГО' ГГ 8568- 77

'

■ 9 0 3 -1 -3 1 3 .9 6 -КМ
Водогрейная котельная с электродным 

котлом типа КЭВ мощностью 250кВтИаи !Колуч Лист Идой Подпись Дата

Привязан 1ач отделе Воробьева Стадия Лист Листов
Я контроль Воробьева р 4 5Ведннж. Юдакова

Схема расположения элементов 
площадки на о ш  +0,700

АО.'ГИПРОИВ" 
г. Мытищи

ИнаГС
Ц 0 С У & С /  3 /
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в е д о м о с т ь  Р А Б О Ч И Х  Ч Е Р ТЕ Ж Е Й  О С Н О В Н О Г О  К О М П Л Е К Т А

7

Лист Наименование Примечание

О б щ  и  е данны е.

г П лан н а  отм. O.PPD, Разрез Р  б. С хем а  ат олле-

нал. Схем а сист ем а B E  б .

П л а н  - с х е м а

(Ь ®

В Е Д О М О С Т Ь  С С Ы Л О Ч Н Ы Х  И  П Р И Л А Г А Е М Ы Х  Д О К У М Ш Т О В

Обозначение Наименование Примечание

С  с  6 т о чнь/е док ум ент  ь / :

5 . 9 0 4 - 5 / Зонт ы и  деф лект оры

5 .  9 0 4 -  9 5 Узлы прохода б е н т а л я ц и о н н ы х

ш ахт  через пакрб/т ия здании

4. 9 0 4 - 6 9 Д ет али крепления санит арно-

технических ррибороби трубоорободоВ

ГО С Г ■ /0 7 0 4 -S i Труды ст альные элект росбарние
Р О С Т  3 2 6 2 - 7 5 Труды бодогазопрободние

Г О С Г  i 0 3 - 7 6 * - Полоса ст альная горячекат аная
Г О С Т  8 2 9 2 - 7 5 К раска м асляная густотертая

П р и л а г& ем е/е докум ент аt ;

9 0 3 .- { - 3 7 3 .9 6 - 0 В . С С п е ц и ф и к а ц и я  оборудования

к рабочим черт еж ам м арки 08

О б м  и е  у к а з а н и я  :_
Типобы е р е ш е н и я  /горазделу от опления и  бен- 

т и ляц и и  риэработ ан// н и  оснобании /пи/гобнх 

р еш ен и и  ст роит ельное и  т ехнологической час

т ей проект а.

Рчкободяи/ими указаниям и для р азр аб о т ки  т ипо- 

б н х реш ении послуж ила санит арт /е норм а и  

/граб ила:

Сби/?~Т?2.Н0 5 -9/ * -От опление, бент ш яция а  

нондициониробание^

С  flu / ?  й '3 ~ 7 б  *  - Ст роит елбная т еплот ехника.

C/fu/T Ц -3 5 Н 6 - Кот ельны е уст и н о б ки .

СНиП 2. Об. ВЦ. Ь? - Ддманаст ратибнае и  бь/тобь/е. 

здания

Теплоносит елем  для сист ем а от опления п р и 

нят а бода с  парам ет рам и ЗОВ *К -3  НЗ тК  ( 9S*C- 70 9с )  

Расчет ные данные наруж ного^ б озд уха .*
ХА РА К ТЕ РИ С ТИ К А  О Т О П И Т Е Л Ь Н О  -  В Е Н ТИ Л Я Ц И О Н Н Ы Х  С И С Т Е М

Обоз*
наче-
ние
сис*
темы

Кол.
сис
тем

Наименование
обслуживаемого

помещения
(технологического

оборудования)

Тип
ус танов 
ни, агре

гата

вентилятор Электродвигатель

Примечание
Тип, ис
полне
ние ПО 
взры- 

воэащ.

N8
Схе
ма
ис-

пол-
не-

НИЯ

По-
ло-
же-
ние

L,
мЗ/ч

1?
Па[КГС1

1м2/

П,
о б //мин

Тип,
исполнение

ПОвзрывозащите
N.

кВт
П.

об //м ин

B E i / Котельный зал дефлекторАШ01
С *315

.000 — m - - - - ?a§omaemпериодически

О С Н О В Н Ы Е  П О К А З А Т Е Л И  П О  Ч Е Р Т Е Ж А М  О Т О П Л Е Н И Я  И ВЕ Н ТИ Л Я Ц И И

Наименование
здания

(сооружения),
помещения

Объем
м3

Периоды 
года 

1 при 
*  н,°С

Расход тепла, Вфскаг/'й

Расход
холода,

Вт » ( ккад/ч)

Устано
впен.
мощи.
ЭЛ.
двигат,

КВТ.

На
отопле
ние

На
вентиля
цию

На
горячее
водосна
бжение

Общий

В о д о гр е й н а /г
котельная 410 -30 6450

(5300)
- т .ВК 6450 

С$300) — —

У сл о б н ь /е  о б о зн а ч е н и я ;

-- г ц -- п о д а ю щ и й  т р уб о п р об о д  от о п л ен и я

" - -- Г2 /-- обрат нб/и т рубопробод от опления
Технические решения принятые в рабочих чертежах соответствуют требова- %
ниям экологических санитарно-гигиенических противопожарных и других у к л о н  т р чб о п р о б о д а  С'О , О 03
норм, действующих на территории Российской Федерации и обеспечивают 
безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию обьекта при соблю
дении предусмотренных рабочими чертежами мероприятий.

Главный инженер проекта (Бондарец ДС).

-для проект иробания от опления ~Z43*K (~ 3 0 °С }  

Внутренние т е м п е р а т у р ы  бозду ха  В помещ ениях. 

принят а согласно C /?u fl U ~3f~76 и  ТНиП2.09 ОЦ. б? 

М онт аж  сист ем  от опления и  бен/паляции про

изводит ь б  соот бет ст бии со  С Р и б  3 .D 6 .0 I-S5

Привязан

Листов
_______i

ИнвlJ!_______ 1
— 9 0 3 -1 -3 1 3 .9 6  -о в

Водогрейная котельная с электродным 
котлом типа КЭВ мощностью 250 кВт

ГИП Бондареп Стадия Лист Листов
Нач отд Лопухина' ц Р 1 2Н. контр. Калякин
Нач пх 
Инж.1 кат

Калякпн
Общие данные. 1 АО "ГИП;р о и в "Дергачева

I п Мытищи [
ц с с 4 * 2 - с /  3 4
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П Л А Н  И А  □ ТМ.  И Ш О Р А З Р Е З  1"1

33

С Х Е М А  О Т Е П Л Е Н И Я

5ЧОО

ВЕ- >1

1 3 i S . 0 0 . 0 0 0  
5 .9 0 4 S i  ё  4

у п г - о г
5 . З О Н - 4 5

Ф 3 4 5  
L*  470

Р Е Г И С Т Р
е =3500-м ; £--4Шмм

9 0 3 - 1 - 3 1 3 .9 6 -  0В
Водогрейная котельная с электродным 
котлом типа КЭВ мощностью 250 кВтИзч, Коитч Лист Хдок Подл. Дата

Привязан Стадия Лист Листов
Пая: отд. Лопухина. Р гН. контр. Калякин
Нач. гр. Налякин $&«***- План на отм. 0,000. Разрез Ы  

Схема отопления Схема системы 
ПК-1.

АО "ГИЛРОИВ"ИнжЛ кат. Дергачева
Пне N* ----т — г. Мытищи

Ц О С 4 8 2 -  о /



П
х 

АС
 

[ В
ор

об
ье

ва
Ведомость рабочих чертежей основного комплекта

/
Л ист Н а и м е н о в а н и е Примечание

1 Общие данные /начало /

2 Общие данные /  окончание /

3 План на отм ± 0.000

4 Схемы сетей -В1-, — ТЗ—. -К1-, -К2-

5 Ведомость объемов теплоизоляционных работ

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов.

О бозначение Н а и м е н о в а н и е П римечание

1 2 3

Прилагаемые документы
-

903-1-313.96-ВКС Спецификация оборудования, изделии и

материалов

Ссылочные документы

Серия 7.90а&-3 Изоляция трубопроводов тепловых сетей

Технические решения, принятые в рабочих чертежах; соответствуют требова
ниям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других 
норм, действующих на территории Российской Федерацией обеспечивают 
безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблю
дении предусмотренных рабочими чертежами мероприятий.

Главный инженер проекта Ш т ис^. (Бондарец Л С)

_______________________________________________________________________________________________________________________ _ з  ч

Общие указания

1. Типовом  п р о е к т  по р а зд е л у  во д о сн а б ж ен и я  и к ан ал и зац и и  р азр аб о тан  н а

о сн ован и и  за д а н и я  т е х н о л о ги ч еск о й  ч а с т и  п р о е к т а ______________________________________ '

Z  Руководящ и м и м атер и алам и  д л я  р азр аб о тк и  ти п овы х реш ени й п ослуж и ли ___________

д ей ству ю щ и е нормы  п р оекти р ован и я СНИП 2 .0 4  0 1 -  8 5  ” Внутренний во д о п р о в о д

и к а н а л и за ц и я  здани й. __________________________________________________________________

31 М онтаж и прием ку вн утр ен ни х се т е й  в о д о п р о в о д а  и к ан ал и зац и и  п р ои зводи ть

в  со о т в е т ст в и и  со  СНИП 3 .0 5 .0 1 - 8 5 ,___________________________________________________________

4 В се  тр у боп р оводы  д о л ж н ы  им еть о п о зн авател ьн у ю  о к р аск у  по ГОСТ 1 4 2 0 2 -6 9 .

Условные обозначения

Водопровод хоа-питьевого п противопожарного назначения 

Горячее водоснабжение 

Канализация хоа-фекальных сточных вод 

Канализация дождевых и нормативно-чистых вод

—  В1—

—  т з —

—  К1—

—  К2—

Привязан

Листов

Инн. ГГ

9 0 3 -1 -3 1 3 .9 6 -ВК
В о д о гр ей н ая  к о тел ь н а я  с  эл ектр од н ы м  
котлом  ти п а КЭВ м ощ ностью  2 5 0  кВ тИзм Лист Блок Поди Дата

ГИП Бондарец Стадия Лист Листов
Нконтр Усова

Р 1 5Нач отд Лопухина!
Нач сей Усова

Общие данные 
/  начало /

АО "ГИПРОИВ”Нач гр. Терещеши ж = -
г. Мытищи

ц  с о  1/ 22- с /  35
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N2
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от
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по
 п

ла
ну Наименование

потребителя

Ко
ли

че
ст

во
по

тр
еб

ит
ел

ей

Ко
ли

че
ст

во
 ч

ас
ов

 
ра

бо
ты

 в
 с

ут
ки Водопотребление Водоотведение Концентрация 

загрязнений 
сточных вод 
после локальных 
очистных 
сооружений, 

мг/л

Примечание

| 
Тр

еб
ов

ан
ия

 
к 

ка
че

ст
ву

 
во

ды
То

тр
еб

ны
й 

Ha
no

i 
у 

по
тр
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ит

ел
я, 

МП
а Режим

водопотребле-
ния

Ра
сх

од
 в

од
ы 

не
 

од
но

го
 п

от
ре

би
 

те
ля

 (м
3/

ча
с | из водопровода хоа 

!■ питьевого назначения
Характеристика Режим

| в канализацию 
[вых и норматю
1 ЧИСТЫХ ВОД “

дожде-
вно̂
К2-

цЗ/сут мЗ/ч л/сек
сточных

вод
водоотведения

м3/сут м3/ч п/сек

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

4 Емкий бойлер СТД N 1 1/1 12 t=5-25ct а 18 непрерывный 0.926 11.1 аэгб а25б чистая вода при ремонте 20 20 056 определяется
/изб./ t=10°C или аварии - при привязке

залповый проекта

Подпитка системы отопления 1/1 24 6=5-25̂ 0.18 непрерывный 0.013 0Л12 0LO13 0.004 чистая вода при ремонте 20 20 056 определяется

• /изб./ t=10°C или аварии - при привязке

залповый проекта -

-
Итого : 11.412 а 939 0.254 20* 20* ft 56* *Сброс при

ремонте или

1 аварии

Основные п о к азател и  по чертеж ам  

вод оп ровода  и к ан ал и зац и и

Наименование
системы

Потребный 
напор на 
вводе, м. водст

Расчетный расход ■ Установлен
ная мощи, 
электродви
гателя, кВт

Примечание
м3,/сут м3/ч л/сек

!при по
жаре, Л/t

Водопровод хоа-
питьевого назна-

чения, в том числе; 11.612 1.029 ft 464
а/ холодной воды 11.524 0.949 0.364

-бытовые нужды ft 112 CL01 0.11
~яр. нужды 11.412 ft 939 0.254

б/ горячей воды
на бытовые нужды ft 088 ft 08 0L1

Канализация хоа- -
фекальных стоков 0.2 ftOlB 1.75

Канализация дожд

и норм.-чистых вод 20* 20* 0156* * при аварии

или ремонте

Привязан

Листов

Иадln:_________

9 0 3 - 1 -3 1 3 .9 6 -  ВК
Водогрейная котельная с электродным 
котлом типа КЭВ мощностью 250 кВтИзм. Кслте Лист Пдок Подл Дата

гип Бондарец * Стадия Лист Листов
Н контр. Усова

Р г 5Нал отд Лопухина*
Нал сеет Усова

Общие данные 
/  окончание /

АО "ГИПР0ИВ”
г. Мытищи

Нал гр. Терещенк<

ц с с  м г - с /  з б



Ал
ьб

ой
 {

Z 6

П Л А Н  Н А  О Т М .  0 , 0 0 0

i

ф400

о

5

7200

________  903—1—313.96—ВК
Водогрейная котельная с электродным
котлом типа КЭВ мощностью 250 кВт

Стадия ЛИСТ : Листов

Р 3 S

План иа отм. 0,000. АО "ГИЛ
г. Мити

РОИВ"
ЩИ

ц е о у м - с /  2 7
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N
п/п Наименование вида работ Щ

изм. Количество

1 2 3 4
1. Опознавательная окраска изолируемых

трубопроводов масляной краской
за 2 раза м2 й 12

г Заземление кожухов по изоляции :
количество мест заземления - ,

Длина полосы заземления из алюминие-
вого листа , толщиной 0.5-1.0 мм ,

шириной 40-60 мм м 1.0

а Покрытие изоляции трубопроводов и
арматуры кожухами из листов алюминие-
вого сплава марки АД1 .Н
толщиной 0 3 мм м2 г  40

*

54 Изоляция трубопроводов полотном м3 0.04

холсто-прошивным из отходов
стеклянного волокна ХПС-Т-5

•

Примечание :

Изоляцию оборудования, арматуры и трубопроводов выполнить 
согласно серии 7.903^3 вып.1.

903-1-313.96- ВК
Водогрейная котельная с электродным 
котлом типа КЭВ мощностью 250 кВтИзм Кол р Лист Я ш Поди Дата

Привязан - Стадия Лист Листов
Нач отд Лопухин&1 '----- • Р 5 5 ^ ,Нконтд Усова
Над сект Усова / Ведоиость объемов 

теплоизоляционны! работ
АО* ГИ П Р О И В

г Мытищи
Над гр. Тевешмш

HhrN
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ШШОСТЬ РАБОЧИХ ЧЕРТЕШ 0СН0ВШГ0 КОМПЛЕКТА МАРКИ "ЭМ"

toiCT Наименование Примечание

X Общие денные

2 Принципиальная схема распределительной сети

3 Принципиальная схема распределительной сети

и \
План на отм. +0.00 в осях А+Б, рядах Т*2 
с электросетями

, 5 План на стм, +0,00 в. осях А*Б, рядах Т*2 
с сетями электроосвещения

"

ВЕДОМОСТЬ ПРИЛАГАЕМЫХ ДОЖЗИОВ

Обозначение Наименование Примечание

ПРИЛАГАЕМОЕ ДОКУМЕНТЫ

э м - с Спецификация оборудования изделий а ма
териалов

Технические решения, принятые в рабочих чертежах, соот
ветствуют требованиям экологических, санитарно-гигиени
ческих, противопожарных я других норм, действующих на 
территория Российской Федерации и обеспечивают безопас
ную для кязни я здоровья людей эксплуатацию объекта при 
соблюдения предусмотренных рабочими чертежами мероприя
тий.
Главный янкенер проекта ( бон даре ц  Л.С,

П р и ш в

Д вш а

9 0 3 -1 -3 1 3 .9 6 -ЭМ
Водогрейная котельная с электродный 
котлом типа КЭВ мощностью 250 кВт

Нач. гр. 
В ф Ти т

S

m irm
;___ О & ц и е Э с /м ы е ..

СтадЕ! Лист
1

АО "ГИПРОИВ”
т. Митжщх

Листов

ЦООУМ &в? 40
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У/
гтА

/З
з&

м.о
я&

А
У
/ЮЗ О б о з н а ч е н и е UUамено Sdни е

У #777- 0f 25-2$ Ящик, с ПОМРКС'ЮщиМ snp-port 
doMQMCifmОУ. ОЬ/Ка /О  Y<U/T7. <j
шп,епсельиой ро^егркойгВО&А* 22Q/3G&; ЗРЪО 1

и ъ

/Ни.
Uj/елче
ГЭмУ

ПАДИ НА Р Т П  0.00

2

3

У с т и н о в ы  с £ ет ш ь н и А &  j  
НСГ?НЧОО~2ЪЧ н и  Н р/оА ге 7

Четиновкс/ лю минесаент - 
Наго светильни,ксУ
ж пов-2*Но ни  штингик

* ЦБООб^ОО CSennuAbHutz HUc/п е н н ы и  
у п л о т н ё н н ы й

и н д ек с
0 2 * 4 4 - 0 3

Шя/оуитеАЬ одноасИ/осшй 
Нан открытоа̂ астс/Нобни/. 
2203; Ш ;  М У Т ________ '
РозетйЧ Ш т еп с ел ь н и я  
2-х полюсная #\я открытое* 
ист Ы но€ки , 4 2  Б ; УОА; 
Ч Р Ч Ь ____________ _

индекс

Кадел G 43 ЗГ- 2*2,£'мм *

J & J e /b  Ш Г - 3 * 2 £ м м *

903—1—313.96—ЭЛ7
Водогрейная котельная с электродным 
котлом типа КЭВ мощностью 250 кВтИзн. Коатч Лист ГТдок Попп. Лата

Привязан у Стадия Лист Листов
Нач отд МОЛЧсШ - / / /  / > Р СЕконтр Wh
Нан гр. W etKoict Ш 7 riAUUM domhf. *0.00 tf осях Я ? Б. 

рйЭс/ к  / т £  с  с е т я м и  ’
электроосвещения

АО "ГИПР0ИВГ
г. Мытищи

В ^ м т . ?/ПРСКХ/Аа 1
Инн N'

Цвс*/Х2~С/ If#
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В>е>домогтм p r / r in u t i y  ч е г т г Р ф п I п ^ р о ^ Н О Г О  комплекта

Л и ст _ Наименование. Примечание

± Общие данные (Начало)

2 -0§щие данные (Окончание)

3 Схема автоматизации (Начало)

* Схема автоматизации ( Окончание )

\ S Схема внешних проводок (Начало)

.6 Схеме? внешних проИ>о<Рок (Окончание)

1 План расположения

Технические решения принятые в рабочих чертежа; соответствуют требова
н и е  экологических саннтарно- гигиенических противопожарных и других 
норд действующих на территории Российски Федерации,и обеспечивают 
безопасную для жизни и здоровья люден эксплуатацию ©бьехта при соблю
дении предусмотренных рабочими чертежами мероприятий

Пюваый инженер проекта {Боцдарещ ЛС)

В е д о м о с т ь  с с ы л о ч н ы х ,  и п р и л а г а е м ы х

„ О бозначение Н а и м е н о в а н и е Примечание

- Ссылочные документ ы
ТМЧ-404-83, 

1ТМ4 441-87, 
ТМЧ-144-81',
7М 4 -542-94, 

ЗТМЧ -511-34 
13КН-282 00-SO',TM4-20S3-S2;
TM4-2.0S4 -91, ТМЧ-М9-76;ТНЧ-Ъ1Ъ-8Ъ{

Типовые Конструкции, монтажные, 
чертежи, сграслеЪые нормали; 
дейст&унэщие. & системе, 

"Гла&монтажавтоматика ''

Прилагаемые, документы.

АТМ.С.4 Спецификация оборудования

'

Листов

903-1-313.96-АТМ
Водогрейная котельная с электродным 
котлом типа КЭВ мощностью 250 кВт

О б щ и е  В а н н ы е
( Н а ч а л о ) _

Стадия Лист

АО "ГИПРОИВ"
г Мытищи

Листов

ц о о ^ к ^ о /

9><°РН сгт А О
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О Б Щ И Е  У К А З А Н И Я

Д а н н ы й  п р о е к т  а в т о м а т и за ц и и  р а з р а б о т а н  н а  
о с н о в а н и я :
- за д а н и й  н а  п р о е к т и р о ва н и е  о т  с м е ж н ы х  о т д е л о в ;
-  в р ем ен н ы х  у к а за н и й  п о  п р о е к т и р о в а н и ю  си ст ем  
а в т о м а т и за ц и и  т е х н о л о ги ч е ск и х  п р о ц е сс о в

В С Н -2 8 1 -8 5  
М и н н р н б о р  С С С Р

-  и н стр у к ц и и  п о  п р о е к т и р о в а н и ю  э л е к т р о у ст а н о в о к  си ст ем  
а в т о м а т и за ц и и  т е х н о л о г и ч е с к и х  п р о ц е сс о в

В С Н  2 0 5 -8 4
М и н м о н т а ж с п е ц с т р о й  С С С Р

В о д о гр е й н а я  к о т е л ь н а я  в к л ю ч а е т  д в а  э л е к т р о д н ы х  к о т л а  
т и п а  К Э В ,  с е т е в ы е  н а с о с ы  и  о б о р у д о в а н и е  д л я . п о л у ч ен и я  
в о д ы  го р я ч е го  в о д о сн а б ж е н и я

К о т л ы  п о ст а в л я ю т с я  за в о д о м -и з г о т о в и т е л е м  к о м п л е к т н о  
с  п р и б о р а м и  и с р е д ст в а м и  а в т о м а т и з а ц и и , к о т о р ы е  
п р е д у с м а т р и в а ю т :

- а в т о м а т и ч е с к о е  п о д д е р ж и в а н и е  т е м п е р а т у р ы  в  п о м ещ ен и и  
п у т е м  п е р и о д и ч е ск о го  о т к л ю ч е н и я  и вк л ю ч е н и я  
э л е к т р о к о т л о в ;
-о т к л ю ч е н и е  к о т л а  п о  о т к л о н е н и ю  т е м п е р а т у р ы  в о д ы  о т  
з а д а н н ы х  з н а ч е н и й ,
-  б л о к и р о в к у  к а ж д о г о  к о т л а  с  ц и р к у л я ц и о н н ы м  н а с о с о м , 
д е й ст в у ю щ у ю  н а  о т к л ю ч е н и е  к о т л а  п р и  о с т а н о в к е  н а с о с а ;
- а в т о м а т и ч е с к о е  вк л ю ч е н и е  р е зе р в н о г о  н а с о с а  п р и  о ст а н о в к е  
р а б о ч е г о
- си гн а л и за ц и ю  р а б о ч у ю  н а ва р и й н у ю  (а ва р и й н у ю  
си гн а л и за ц и ю  м о ж н о  вы н е ст и  в  л ю б о е  п о м ещ ен и е  с  
н а л и ч и ем  п е р с о н а л а ).

а:

В с е  э т и  о п ер ац и и  р е а л и зу ю т ся  н а  п ан ел и  у п р а вл ен и я  
П У -К Э П  и ш к аф е у п р авл ен и я  и с и гн а л и за ц и и  Ш У С ,  
п о ст а в л я е м ы х  к о м п л е к т н о  с  к о т л а м и  и у с т а н а в л и в а е м ы х  
н е п о с р е д с т в е н н о  в  п о м е щ е н и и  к о т е л ь н о й

К р о м е  т о г о  в  т и п о в о м  п р о е к т е  п р ед у см о тр ен  
н е о б х о д и м ы й  к о н т р о л ь  и  р е г у л и р о в а н и е  п о  м e e f y ;

-  - т е м п е р а т у р ы , д а в л е н и я , р а с х о д а  п о д п и т о ч н о й  в о д ы , 
п о д а ю щ ей  и о б р а т н о й  сет е в о й  в о д ы ,в о д ы  го р я ч е г о  
в о д о с н а б ж е н и я ,

а в т о м а т и ч е с к о е  п о д д ер ж а н и е  д а в л е н и я  сет е в о й  в о д ы  п ер ед  
к о т л а м и ,
- а в т о м а т и ч е с к о е  п о д д е р ж а н и е  т е м п е р а т у р ы  в о д ы  г о р я ч е го  
в о д о сн а б ж е н и я

В с е  п р и б о р ы  к о н т р о л я  и р е г у л и р о в а н и я , 
п р е д у см о т р е н н ы е  в  п р о е к т е , сер и й н о  в ы п у с к а ю т с я  
о т е ч е ст в е н н о й  п р о м ы ш л ен н о ст ь ю

В с е  м е тал л и ч еск и е  н ет о к о в е д у щ и е  ч а ст и  у с т а н о в о к  
а в т о м а т и за ц и и  и к о н т р о л я , м о гу щ и е  о к а з а т ь с я  п о д  
н ап р я ж ен и ем  п р и  н е и с п р а в н о с т и , п о д л е ж а т  за зе м л е н и ю

М о н т а ж  за щ и т н о г о  зан у л ен и я  д о л ж е н  б ы т ь  вы п о л н е н  
с о г л а с н о  и н стр у к ц и и  п о  м о н т а ж у  за щ и т н о г о  за зе м л е н и я  я  
зан у л ен и я  Т И 4  2 5 0 8 8  1 7 0 0 0  Г П И  П Р О Е К Т М О Н Т А Ж - 
А В Т О М А Т И К А

О т р а с л е в ы м и  н о р м а л я м и , т и п о в ы м и  к о н ст р у к ц и я м и  и 
м о н т а ж н ы м и  ч е р т е ж а м и , о т р а с л е в ы м и  н о р м а л я м и  
о б щ е п р о м ы ш л е н н о го  н а з н а ч е н и я , д е й ст в у ю щ и м и  в  си ст ем е  
Г л а в м о н т а ж а в т о м а т и к и , п р о е к т  н е  к о м п л е к т у е т с я .

М о н т а ж  си ст е м  а вт о м а ти за ц и й * п р о и зв о д и т ь  со г л а с н о  
с т р о и т е л ь н ы м  н о р м а м  и п р а в и л а м  С Н и П  3 0 5  0 7 -8 5
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1. Условные обозначения прибороЬ и электроаппаратуры 
доны по ГОСТ 21.404-85

2. Позиции прибороЬ указаны по спецификации оборудоЬания

3 .  П р и 5 о р ы г Ь  п о з и ц и я х  к о т о р ы х  п р и с у т с т в у е т  и н д е к с  „ К *  п о с т а в л я ю т с я  к о м п л е к т н о  
с Водогрейным КОТЛОМ TUHQ п Э В .

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Поа Обозначение Наименование Кол
Масса
ед.кг

Приме
чание

1 КЭВ-250/0,4 Котел электродный водогрейный

мощность» 250 кВт 2 1 -  pal 
1 -  pea

2 КС-12-50 Насос сетевой 2
1 -  pal 1 - pea

3 ICM 32-20-115/2 Насос циркуляционный горячего

водоснабжения Г

4 СТД (3070) N45 Емкий бойлер 1

5 АДР-2 Водоподготовительная установка

"Комплексов 1
■

9 0 3 - 1 - 3 1 3 .9 6 - А Т М
Водогрейная котельная с электродным 
котлом типа КЭВ мощностью 250 кВт

Схема автоматизации 
___ { Иаиало)____

Стадия Лист

АО

Листов

"ГИПРОИВ"
г Мытищи

Ц о с # х 2 -  о /  4 ?
' Ф о р м а т  А 2
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9 0 3 -1 -3 1 3 .9 6  - А Т М
Водогрейная котельная с электродным 
котлом типа КЭВ мощностью 250 кВт

С хем а авт ом ат и зац и и
( О к о н ч а н и е .  )

Стадия Лист

АО "ГИПРОИВ”
Г Мытищи

Листов

IfO o Y S ^ e/ ЧЯ 

_______Ф ормат А  2



Ч т о
'' и см е ря ет ся

. T e t o n  а р а т у р о Д а  &леыи_е - P q c x  о д
& О Ъ д у у П о  дон э ш  о н  

В о д  с) Ь о ъ Э у х
П а д а н э щ я п  
6  о д а

О брат ная&Ъэ<э __ Подаьощ ая^ваВ а

и
т е с т о

у с т а н о в к и
п р и б о р а

Помещение Водогрейны й  
Кот ел н - У

П ом е щ е н и е Водогрейны й
Кот ёл n z2

H q  т р - де 
от  н а с о с о в

п> 2

H q  трубопроводе  
' HQ производство

-

NH- установочно
го чертеж, с? ' Т М -2 овъ~32 ТП4-2054-32
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Водогрейная котельная с электродным 
котлом типа КЭВ мощностью 250 кВт
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Спецификация оборудования

Поа Обозначение Наименование Кол
Масса
ед,кг

Приме
чание

1 КЭВ-250/0,4 Котел электродный водогрейный

мощностью 250 кВт 2 248 1 -  pad 
1 -  pea

2 КС-12-50 Насос сетевой 2 340
1 -  pad 
1 -  pea

3 ГСМ 32-20-115/2 Насос циркуляционный горячего

водоснабжения 1 27

4 N* 1 (СТД 3068) Емкий бойлер 1 438

5 АДР-2 Водоподготовительная установка

"Комплексен 1 50

6 ГОСТ 1106-74 Таль ручная передвижная

ь 1 f S' червячная 1 45

7 Черт 0206 , серия 5l800- 1 , Стол рабочий

выпуск 3 1 94

8 Черт 0205 , серия 5Ш(Ъ1 . Шкаф для принадлежностей

выпуск 3 1 67

1 Точкой * d  * на плане условно изображены датчики приборов 
или места отбора импульсов, а " -  вторичные приборы;
устанавливаемые по месту.
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Водогрейная котельная с электродным 
котлом типа КЭВ мощностью 250 кВт
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Типовой проект 903-1-313.96
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