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1. Исходные данные
Исходные данные указаны в Выпуске О настоящей

серии. ' D
2. С о де р ж а н и е

Серия содерж ит радение чертежи электропрово
док 6 стальны х трубах и с о с то и т из двух Вы
пусков :

выпуск О (б .0 J- м атериалы  для проектирования;
выпуск 4 (З А ) - рабочие чертеж и.
В выпуске 4 содержатся рабочие чертежи для рабо

ты  в монтажной зоне и  чертеж и изделии д ля  изго
товления в промышленных базах электром онтаж 
ных организаций.

5 .О б ла сть  прим енения
ЗА. Выпуск 4 предназначен для выполнения, р а б о т  

по монтаж у электропроводок 6  стальны х тр уб а х  
Вне взрывоопасных и пожароопасных зон и  для и зго 
товления конструкции (для крепления т р у б ) и  других 
изделий в  промышленных базах электромонтажных 
организаций.

3,2. В выпуске О помещена та б ли ц а „ Область при
менения стальных я р у  б  для прокладки кабелей и  про
водов", гпаблица с данными стальны х тр уб , приме 
няемых для электропроводок, та б ли ц ы  выбора сталь  
ных тр у б , общие виды изделий, применяемых для  
монтажа стальны х т р у б  и  др. чертежи.

5.407-22 В.1
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4 . Основные положения
4. 4: В  серии предусмотрены следующие Виды элек

тропроводок в ста льньа  тр уп а ?; откры тая;скры 
та я  о подпивке пола и В фундаментах технологи
ческого оборудования; В наружных установках.

Предусмотрена прокладка В стальны х трубах  
изолированных проводов Всех сечений и кабелей с 
фазными жилами сечением как до 46ммг(см. епаву 
[1-Т  ПУЭ-76), та к  и более 46 мм?

4.2 Серия разработана с учетом следующих поло
жений; обеспечивающих возможность прокладки сталь- 
нык тр у б  индустриальным методом:

а) применение нормализованных углов поворота 
трубных трасс;

о)применение как прямых, та к  и изогнутых отрез
ков труд\ представляющих собой, в основном, нераз
резанные трубы  любой длины , имеющиеся в наличии;

в) составление трубазаготовительной ведомости, 
служащей основным документом для заготовки участ
ков тр уб  в промышленной Базе электромонтажной 
организации и дополняющей чертежи трубных прово
док при пользовании ими в процессе монтажа тр уб ;

г) выполнение трубны х проводок пакетам и и блока
ми, изготовленными в промышленной базе электро
монтажной организации.

4.3. Минимальные радиусы изгиба проводов и  кабе
лей некоторых марок, применяемых для электропроводок 
в стальных трубах, приведены на ли ста х 9 и 40. На 
этих же листах указаны минимальные радиусы изгиба 
стальных тр у б  при прокладке в трибе одного провода 
или кабеля.

-г

: - Г*
Радиусы изгиба т р у б  должны бы ть не менее ми

нимальных допустимых, указанных на ли ста х 9и 40 и
не менее:

40- кратного наружного диаметра трубы  при прок
ладке в бетонных массивах (как исключение допуска
ется 6  - кратный диам етр);

в - кратного -  в остальных случаях скры той прок
ладки и при откры той прокладке тр у б  с  условным 
проходом 65 мм и более;

4 -  кратного- при откр ы то й  прокладке т р у б  о 
условным проходом до 50 мм (с  наружным диам етром  
60мм) включительно.

4.4. При изгибании стальны х т р у б  рекомендуется 
предусматривать нормализованные углы  90] 105• 420° 
435° и  450° и радиусы изгиба 200, 400, 800, 1000 и  4200мм.

4.5. Зануление (заземление)  стальных т р у б  и  коро
бок производится в со о тве тстви и  с ь инструкцией  
по выполнению сетей заземления и  зануления в элек
троустановках ” СИ402 -  76.

5- Порядок пользования
5 4- Порядок пользования при проектировании. 

Чертежами настоящ его выпуска пользую тся при  
разработке чертежей электропроводок о стальны х 
тр убах и при составлении ведомости потребности  
в м атериалах (В М ) и др« Ведомостей.

5.2 Порядок пользования при м онтаж е.
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Чертежами настоящего выпуска пользую тся при 
монтаже электропроводок в стальных, тр уда х  и  
при изготовлении изделий в промышленных базах
электромонтажных организаций.

С вводом 6  действие настоящ ей серии 5.407-2Z 
(шисрр УГП И  Тяжпромэлектро проект ~ А 4 50 и  
А 450-1) исключается из числа действую щ их се 
рия 4.407-155(шисрр А561А).



Наименование Обозначение

Конец тр убы — ■

Труба,видимая на ппане ш и  разрезе —

То же, но группа т р у б

Труба п о д перекры тием и  пи  площ адной —

То же 7 но группа т р у б

ттттт
1 

I 
1 
1 

1 
1 

lu
ll

Труба7 проложенная скр ы то :в  фундаменте, 
набепюнке (подливке) и ли  гр ун те , с указа - 
наем отм е тки  заложения

La  вое

То же, но группа т р у б

т %
Вывод т р у б н а  плане из пола и ли  срунда- 
м ента, с указанием маркировки и  о тм е т
ки Концов тр и б

-  ►
226-g 8

Труба н а  плане направлена вверх, с  указа - 
; наем  маркировки и отм етки конца трубы

/S ti— / *0,200

Труба на плане направлена вниз, с указа
нием маркировки и  о тм е тк и  конца  
тр уб ы

US-1
/-ъ р о о

h

и
Наименование Обозначение

Труба на разрезе или виде направлена 
пк н а м " •—

Труба на разрезе или виде направлена 
„ о т  нас" «—

Труба в сечении +

Э ле ктр о дви га тель и  его маркировка на 
плане (диам етр круж ка /Змм) @ )

Клеммный ящик(коро8ко)гящик с рубильником 
или автоматом;новесной ящик управления, пупьщ 
иикаср, панель щ и та  одностороннего обслуживания, 
с указанием позиции по спецификации и маркировки А*

Несколько пультов, шкасров, панелей щ и та  
одностороннего обслуживания, с указанием 
позиции по спецификации и маркировке/ :■*

^  / j jg  |

Протяжной ящ ик, м агнитны й пускатель  
и т .п ., с указанием позиций по специфика
ции и  маркировки

Ш т

.Д

* Размеры А и В  принимают в м асш табе чертежа.

5 . 4 D 7 - 2 2  в . )
Условные графические 
обозначенийнЗ чертежах 
трубны х проводок
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Труба легкая 
Г0СТ5262-75. 
Условный 
проход, мм

Труба  
т с т ю т -7 6 . 
Наружный
диаметр,мм

Мета^ ТРУ^ % 7 з 1 ^ Г ^ аг^ мая
т и п  с цплотнением

хло п ч а то -
бимажным асбестовым

ГОСТ8966~75

М уф та  
переходная 

ПОСТ8957-75
Ниппель 

ГОСТ8967-75
контргайка
П0СТ8968'75

Условный проход, мм

В в о д
гибкий М усрта

Ж
Ш туц ер

Ти п

15 16 РЗ-Ц-Х-Ш-1895 15 2 5 4 5 15 15 ТР-2УЗ

25*20 К1080УЗ
20 25 РЗ’Ц~Х-Ш-22УЗ 2 0 32x20 2 0 2 0 К1081УЗ

ТР -Ч УЗ Ш Ш -% -22

40*20 К1082УЗ

з а 32*25 К1085У5

25
33

РЗ-Ц-Х-Ш-52УЗ РЗ-Ц-А-Ш-32У5 25 40*25 25 25 КЮ84У5 тр-5УЗ Ш5М-Т-32

50*25 К1085У3

32 52 40*32 32 32

АО
4 5

4В
РЗ-Ц-Х-Ш-38У5 РЗ-ЦА-Ш-38УЗ 40

40*25
40*32 40 40

КЮ86УЗ ТР-7УЗ

50* Ар, К1087УЗ
ШВМ-11/г-3 8

50 5?
60

РЗ-Ц-Х-50УЗ РЗЦ-А-50УЗ 50
50*25
50*32 50 50 К1088УЗ ТР -8 У З ШВМ-2-50
5 0 * 4 0

6 5 РЗЦ-А-60УЗ 65 65 $5 ТР-9УЗ ш&м-г'/Жбо

80 ------ РЗ-Ц-А-75УЗ 80 60 80
$ 407-22 - е .о

п.24

ТР-ЮУЗ

Чертеж общего Вида 5.407-21 -Ъ .О -д.2 5 5.407-22 -8 .0 n .2 5

Назначение
изделия

Выполнение компенсатора 
{при прокладке труды вместе 
тем пературного ш ва), 
сложного угла поворота, 
токоподдода к  электро  - 
дв и га те лю  ш и  аппарату

Резьбовое соединение 
ivp ijS

Соединение 
тр уб ы  

С корпусом 
э ле к тр о 
д в и га те ля

или аппарата

Резьбовое 
соединение труб, 
крепление труды 

к корпусу 
аппарата, 
ящика,.коробки

Выполнение 
гибкого ввода 
к электро
двигателю  

или
аппар ату

Соединение 
тр уб ы  

с м еталла  - 
рукавом

Соединение ме-
таллорукаваи 
электросваркой 
пруды с корпу
сом аппарата, 
ящика,коробки

Данный л и с т р а ссм а тр и ва ть  совм естно с ли сто м  8

Чачотд. Тюрин
ро$дано8_

Моне

5 . 4 0 7 - 2 2  в.1

Изделия, применяемые для 
монтажа стальных тр у б  

электропроводки

\Лист
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Триба легкая 
Г0СТ5262-75. 
Условный
проход, мм

Труба
Г0СТЮ704-76.

Наружный 
диаметр> мм

П а тр уб о к Х о м ути к
Скоба

однолапковйЯ
Скоба

двухлапковая
Скоба

двухлапковая
Накладка

Гайка
установочная
заземляющая

В т у л к а
Заглуш ка
тр уб н а я

Тип
15 id ■— — К252УХЛ2 

(СО-22)* — — К480УЗ Ы 7УХП2 4467

2 0 25 У476УЗ С437У2 К255УХЛ2 
(СО-27)*

К142 УХЛ2 —

Н Т -142

К481 Уд & 22УХЛ2 4468

25
3 0

У4  77 УЗ сцъ& уг К254УХЛ2
(С О -3 4 )*

ш ь у х л г — № 82 УЗ & 28УХЛ2 уиеэ
35

32 — —

С 4 39 У  2

— К144УХЛ2 —

Н Т-2 У 2
№ 83 УЗ

В42УХЛ2

—

40 4 5 У 478 Уд — К14ВУХЛ2 — К 4 8 4 УЗ У470
45

5 0
57

У479УЗ С440 У2 — — К146 УХЛ2 И Т-442 к ш  у з 554УХ Л2 —
60

65 — — С 441У2 — — к т у х л г Н Т-5 У 2 К 486УЗ В 6 9 УХ Л2 —

ВО — — С Ш  42 — — К (48 УХ/12 — 582УХ Л2 —

Чертеж общего вида
5M07-ZZ-B.0 

Л. 25 5 .4 0 1 -1 2  -8 .0  л. 26 5 .4 0 7 -2 2  ~3.0 л . 24

Назначение

и зде ли я

Соединение «е- 
талаорукаваи 
электросварной 
трубы с корпу
сом аппарату 
ящищкоробки

Крепление трубы  . 

к м е та лло к о н стр ук ц и и

Крепление 
тр уб?! к 

бетонному или 
кирпичному 
основанию  
пристрелкой

Крепление 
двух т р у б  
к м еталле - 

конструкции

Создание
эле к т р и  - 
чес ко г  о 

к о н т а к т а
д л я

заземления

Оконцевание
с та ль н о й

т р у б ы

Временное 
предохранение 
проложенной 

тр уб ы  о т  
загрязнения

*В скобках указаны  ти п ы  скоб, изготовляемы е заводами Угэм 

Данный л и с т  р а с с м а тр и в а ть  совм естно С аистом  7

Ш м й
Ъ£П£гI
Й.НОНЩ

ш ш .

Тюрин
Боедановг
Во
Моне

ш

5.407-22 в!
СтаЗия]̂ ]ист ^игмюВИзделия, применяемые для 

монтажа стальных тр уб  
электропроводки
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Таблица i

Х арактеристика провода и  кабеля

Rk
для проводов и ка
белей, прохпадьбое 
мы к не о трибах CcH.PUe.4f

R r
Зля т р у б  

(см.рис. 2)

ГО СТ
6323-79

Провода с поливинилхлоридной изоляцией, 
с алюминиевыми жилами марки А ЛЗ  и  с медны
ми жилами марки ПВ1

<0d Юс1

ПОСТ
20520-80

Провода силовые с резиновой изоляцией 
с  алюминиевыми жилами марки АПРТО и  с 
медными жилами м арки ПРТО

10d ю а

ГОСТ
16036-79

Провода силовые гибкие, с  теплостой кой  
изоляцией марки Р К ГМ 2 d 2 d

ГОСТ
16442-80

Набели силовые с алюминиевыми жилами 
с пластмассовой изоляцией\ в пластмассовой 
оболочке, небронированные.

а ) одножильные, с жилами сечением:
до 16 мм2;

25 мм1 и  белее
б ) многожильные, с жилами сечением:

до 16 ммг ;
25ммг и более

Юс/
Od

7,5d 
7,5 ot

Юс/
25d

7>8с/
25с/

Провод или кабель

предназначенных дня прокладки 6 них проводов и  кабелей. ^ — н —
Сплпеи ВоеданоБ
Ч-тнтр. ВогЗанов *
Ошш; Моне
Stamm: Мартыненко

Rk " минимальный радиус внутрен
ней кривой изгиба провода 
или кабеля;

d -  наружный диам етр прово да 
или кабеля, мм 

Р и с  Л

ТемЁ^и

Rt ~ Минимальный радиус кривой 
изгиба трубы  по осевой линии

Р и с .2

-  5 .4 0 7 -2 2  6.)
Минимальные радиусы 
изгиба проводов, кабелей 

и стальных тр уб  
(начало)_______

Г* в*> л,*

У Г П И  
т я и я т р о м з л е н  трогшоеи! 

хлрькоа



Продолжение m&5n . i

. Характеристика провода и кабеля

Як 0
для проводов и ка
белей, прокладывае
мых не в труба х 

(см.рисМ

ЙТ
для тр уб  
(см.рис. 2)

РОСТ
453-73

Кабели силовые с алюминиевыми 
жилами} с резиновой изоляцией, 
в поливинилхлоридной или резино
вой оболочке, небронированные, 
с жилами сечением: 

до 16ммг Юс/ Юс/
25-120мм2 Юс/ 25с/

ГОСТ
1508-76

, Кабели контрольные с алюминие
выми или медными жилами\ с пласт
массовой или резиновой изоляцией, 
в поливинилхлоридной или резина 
вой оболочке, небронированные 6с/ 6cf

, Кабели контрольные с медными 
жилами, с резиновой изоляцией\ 

в свинцовой оболочке, небронированные Юс! 10Ы

Ноч.ото
(ЙСпец,
Нконтр.
Рчкгр.

Ж
Табпица 2

Определение минимального радиуса изгиба 
стальной трубы  ( й т )  в зависим ости о т  
наружного диаметра пробода или кабеля (Я к )

Минимальный ра
диус кривой изгиба 

трубы Rr, 
мм

Наружный диаметр прокладываемого 
в трубе провода или кабеля 

(d, мм) при минимальном радиусе 
изгиба провода или кабеля (Rk)
Rk -6d Rk -7,5c/ Rk-Ю с/ Йк-25Ы

400 до 65 до50 до 40 до/6
600 ¥-65 17-52

т о 33-40

1200 4/-50

Т*рт .Л ОогдЫш§. 
Богданов
Моне

m

Ст.шжШаотынеикр

ХГ-81

5.407-22 в.1
Минимальные радиусы 
изгиба проводов, кабелей 

и стальных труб  
( окончание)

'таёи̂ Лист Л̂истов

У  Г  П И  
l»̂ dM3AEW7PDnPDEHl

ш ш
/7 S S 7 -о г  //



£L
t / Щ Ш

I
Условный

проход
тр уб ы

Г0СТ326Щ
мм

Наружный
диам етр

трубы ,тегтщ
ММ

А, мм
при условном проходе, мм

20 1 25  I 32 1 40 50 16 5  | 80
при наружном диаметре, мм

25 ЗОиЗЗ 45и48 57у 60 - —

20 25 40
50 55

55
65 70 80

25 30 и 33 50 60

32 —
55

55 65 65 75
75 85

40 ' 45 «4 5 60 80 90

50 57 и 60 65 65
75 75 80 85 95

65 - 70 70 во 85 90 100

80 — во 80 85 90 95 ТОО 110

1 2 В.1
Стаек# Лист Листов

Р /3 , •
УГПИТЯ̂РШ-13лЕкТР0ЛР0£КТХАРЬКОВ»

Швай
1ш ш

Mt

im m
ВоедамйВ

Ък.?тт\Мояс
БогдонЫГ'

Жба.

КГ-&1

минимальные расстояния 
Межой осями тр у б  

при выводе их к  щ итам , 
шкафам и  дру гому 
электрооборудованию

Таблица i
Наибольш ие допусти м ы е  р а сс то я н и я  между 

креплениями о тк р ы то  проложенных стальны х т р у б  на  
вертикальном  и  горизонтальном  у ч а с тк а х

15

Условный 
проход 
тр уб ы  

ГОСТ3262-75, 
мм

Наружный 
ди а м е тр  

тр уб ы  
ГОСТ 10704-76, 

мм

Расстояние
между

креплениями, мм

15 ц 20 Ш и25 2500

25 и 32 30 и 33 5QOO

4 0 -6 0 4 5-60 4000

Таблица 2
Наибольшая длина тр уб  между протяжными ящиками и коробками

Количество изгибов трубы  
(н а  90 °) по тр а с с е

Д лина тр уб ы , 
м ‘

Прям ой у ч а с то к 75
1 50
2 40

__________ 5_____________ 20

5.407-22 В.1
Нач отд Тюрин/л.Слец
Яконтр.

Богданов-:ж$2_

Рчкгрщ Моне
Бо гЗаноБ_ ^Ца-

STi
Наибольшие расстояния . 
между креплениями труб  
и между протяжными 

ящиками

СтаЗия̂ Тист |/7истов

У Г П И  
ТОПРОМЗЛЕКТРОПРОЕКТ 

ХАРЬКОВ» _



Условный 
проход, 

Мм \

Резьба
трубная,
дюймы

Длина резьбы 
(нарезной или накатной)**
длинной 

(длинная по 
Г0СТ8969-75)

короткой 
(длинная по 
ГОСТ3262*75)

\5 Чг U0 4Д
20 3Л 45 16
25 1 50 16
32 \% 55 20 .
ДО ifc , 60 22 :
50 2 65 24

65 2<k 75 27
60 3 65 50

,

Нач.отд JjSpHH.__
fane*. Богданов -
Нхонтр Богданов-
В и т . Мане ч

1 2 В.1
Стадия Лист Листов
Р ъ

У Г Л Ы
ТТШРОМЗЛЕКТРОПРОЕКТ

ХАРЬКОВ

Длина резьбы но концах 
оодогаэопрободных труб

Ин
&.

Н°
по

дп
. y

io
dn

uc
b 

и 
да

т
а 

]В
за

м.
 uh

6j
F\

i*
Таблица i

Диаметр отЬерстий для ббода электросбарной трубы
при помощи патрубка-см. паст (9 п. 1 и ли ст 20, п Л и б

Наружный 
диаметр 

трцбы, мм ,

Патоибок Диам етр  
отберстия\ 

мм .
Т и п Резьба трубная, 

дюймы
25 4476 УЗ _ 26

30:33 УД77УЗ t 35
45; 48 У478 УЗ 1% 50
57,60 У479УЗ 2 62

Таблица 2
Диаметр о тЬ е р сти й  для ббода бодогазопрободной 

трубы - см. л и с т 21 ,п .4  и л и с т Z2, п.4
Услобный
проход,

мм

Наружный 
диаметр, 

мм

Диам етр
о тб е р сти я ,

мм
15 21,3 23
20 26,8 28
25 53.5 35
32 42.5 • 44
ДО 4 в 50
50 60 62
65 75,5 78
60 88.5 91

5.407-22 B.i
Диаметр отЬерстий 

для ббода тр уб  
%коро5кох и шкафах,

Лист ХЛистоб

у г л у
ТЯ Ж П Р О М Э Л Е К  ТР0 П Р0ЕКТ 

Х А Р Ь К О В ,



Односпойный п а к е т
Таблица {

Усло в н ы й
п р о х о д
тр у б ы

Расстояние между осями соседних т р у б  
п р и  условном  проходе, м м

mCT3262- 75t
м м ' 15 20 25 52 ко 50 65 80

15 50 70 70 85 95 ЮО

20
65

65 65
75

75 90 100 105

25 95 Ю5 НО

32
70 75

75
АО

80
jnn НО

115

к о 80

ои lULs

120

50 85 90 95 100 100 105 Щ 125

6 5 95 100 Ю5 н о 110 115 120 150

80 юо 105 110 115 120 125 150 155

Многослойный блок
Та б ли ц а  2

Условны й

проход
трубы

Расстояние между осями соседних т р у б  
при условном проходе, мм

Г0СТ5262-75,
мм 15 2 0 2 5 32 кО 50 65 80

15 60 70
90 90

100 110
120

20 70
80

80
110 120

2 5 80
■

3 2
90 90 100

100 100 130

4 0 120 130

50 100 НО 110 120 120 140

6 5 НО
120

120
130 . 130

130 140
150

80 120 130 140 150

5 .407-22  6.1
Минимальные расстояния СтаШ Лис т  ХЛислюб 

между осями тр у б  в F ...X J5 I —
однослойном па к е те  и  У г  пи
многослойном блоке тяжпромзлентргпроёкт

Харьков
✓7iCjP 7 . л  э  -/л



З азор м еж ду тр у б о й  и  еильзо й долж ен б ы ть  не более 
1,5 мм на  с то р о н у .
Размер А см. л и с т ЗУ

= =  5 .407-22 В.1
Нач.отд Тюрин
С*-С.”еЦ, fig flfa w o & TgnT, g . j|  
Чмонтр. Богданов' *"*
Ряк.гб. \Mohc

ж .

Соединение эле к тр о - 
с&ррных тр уо  
ГОСТ 4070*4 " 76

IЛист

У ГП И  тяжпромалжтропрснкт 
Х»РЬК06

S7JF O f Л 9



nfn.
Эскиз

/пцднпа ГОСТ8966-71

ТЬибы

Т£ф ы .

Г0СТ526Ц-80-Н1

Гильза

W

4 =
и _____ 1

\  . А ** Гильза

Способ соединения

Прямой мусртой и контр 
гайкой 
Резьбы длинная и короткая- 
Уплотнение лентой Ф УМ  
или пеньковым волокном 
на сурике

Переходной мусртой и 
контргайкой.
Резьбы длинная и короткая. 
Уплотнение лентой ФУМ  
или пеньковым волокном 
на сурике

Гильзой из тр уб ы  
больш его диам етра. 
Гильзу приварить пре
ры висты м  швом

Гильзой из листовой  
с т а л и  по черт. 5Л07- 

Гильзуприварить п р е 
ры висты м  швом

Характеристика соединения

С уплотнением

Без уплотн е ни я

Область применения

Во всех случаях 
(см . такж е n .3 ,U ,5 u 6 )

Д опускается вм есто сое
динения по п Л  при откры 
т о й  прокладке о сухих и  
влаж ны х помещениях

Зазор между тр убой и гильзой должен быть не более 1,5 мм на сторону 
* Размер А см. л и с т ЗУ

Данный л и с т  рассм атри вать совместно с листом  18
Нач.отд

Ч.конто
Рик.гр.

богоаноо

Моне

ш

5.4D7-22 в.1
Соединение легких 
водогазопроводных 
тр у б  ПОСТ3262-75

Стади^Пист jHacmoS

У Г П И  
ТЯЖПРОМЗЛЕКТРОПРОЕКТ
______ ХАРЬКОВ

77& S 7 - £ £  / £



fO

№
П п Эскиз

Ж Ш Ш Ш

J ____ S  Г  1
U - J

Гильза
Трибы

Способ соединения

Гильзой из трубы  
большего диаметра* 
Гильзу приварить 
сплошным швом.

Гильзой из листовой  
стали по черт- 
5.407-22-B J  л Ж  
Гильзу лриварить 
сплошным иивом.

Характеристика соединения

С  уплотнением

Область применения

Допускается как исключена, 
вместо соединения по п .{ 
(при о тс у тс тв и и  прямых 
м усрт по Г0СТ8966-75) 
при скры той прокладке 
в сухих и  Влажных поме
щениях, при откры то й  
и скры той прокладке во 
всех др уги х помещениях, 
а  та к ж е  на  чердаках, 
в подливке, (рундаментах 
и др уги х строительны х  
элем ентах и 6 наружных 
установках, ____________

* Зазор между тр уб о й  и  гильзой должен б ы ть  
не более 1,5мм на сторону.

** Размер А см. л и с т  34

Нач.отд Тюрин f
Гл.спей. БогданоВ #-81
Н.конто. Богданой
Рук.гр. Ж .

5.4D 7-22 6.1
Стади^Лист ^Листов

Соединение легки х  
водогазопроводных 
тр у б  ГОСТ3262-75

у  г  п и
Т Я Ж Л Р О М З Л Е К Т Р О П Р О Е К Т  

ХАРЬКОВ
17687- 6 8  17



Способ
ввода

При помощи 
патрубка и мусрты 
Тр. О тверстие б  

корпусе по диаметру 
патрубка

При помощи 
гибкого ввода. 

О тв е р с ти е  в  
корпусе по диаметру 
вводной мусрты

При помощи 
м еталлорукава, 
ш туц е р а  ШВМ  

и м усрты  Тр.
О тв е р с ти е  в  

корпусе по диаметру 
ш туц е р а

• Данный чертеж рассматривать совместно с чертежом 
5407-22-а/ п.20

Ошш

без уплотнения

Область
применения

В  сухи к и  влажных 
помещениях

Начатд. Тюрин

БогданоВ.
Моне ж

ХГ-81

5.407-22 в.1
Ввод электросбарноа 

трубы в корпус 
коробки, ящика 
или аппарата

СтадияI Лист Ластов
Ж .
угпи

ТЯЖПРОМЗ ДЕНТ РОПРОЕКТ 
_______ Х д р ь ко а

S7JPOV АО



N*
п .п . Эскиз Способ Характеристика

ббода
О баасть

применения

Втцпка В

черт.5.407-zz  _г_ г_ гп 
B.ln.35  *  | » 1

К { -

ГОСТ5Ш-80Ш1

Патрчбок
Гильза
Труба

ф и  помощи патр у  
га  и гильзы из трубы 

большего диам етра * 
Ги ль зу прибарить  
к тр уб е  и патрубку 
сплошным швом. 
Отверстие в корпусе 
по диаметру п а тр у  - 
бка. Уплотнение

гз и -

ВтцпкаВ

Черт.5Ж0Т-У23.{

При помощи патрубка 
и гильзы из листовой 
с та л и  по чертежу 
5.407-72ВАл.34. 

Гильзу приварить 
к  пруде и  патрубку 
Сплошным швом. 

Отверстие в корпусе по 
диаметру па тр ф ка  
Уплотнение при помо
щи резиновой шайбы

С  уплотнением

В  помещениях 
пыльных и жарких, 
а  такж е на чер -  

доках

* Зазор между трубой, и  гильзой должен бы ть не более 1,5мм. 
** Размер А см. ли ст 34.

—

Нач.отд. ТюринГХ.спеи.ЬогданоЪ'
Н* кон то БогдановРуюгр. Моне

5.407-22 в.)
ш з а  иявям

/7 6 8 7 -O S  /$

а гп и
Т Я Ж П Р О М  Э Л Е К Т Р О П Р Ю ш  * 

ХАРЬКОВ 11а
Г





си

№
п.п.

Э ски з

Втипка В

Гайка
1 заземляюишя 
\айра резиновая

чергШ &гв.из 6

Шайба 
чертЗЛ07~22 Ъ4лЪ5
'\ _ Т р ц 5а

Иепосре дстпВвнно 
б корпус. Отверстие 

f  б корпусе по диаметру 
трубы . Уплотнение 
при помощи резано - 
бой шайбы

Втилка В

Способ
Ввода

П ри помощ и ниппе
ля и  переходной 
мусрты. Д и а м е тр  
отвер стия В корпусе 
меньше диам етра  
тр уб ы  Уплотнение 
ле н то й  Ф УМ ш и  
пеньковым волокном 
на сурике

Характеристика 
г  ВВода

С  уплотнением

О бласть
применения

В  пом ещ ениях 
сырых }особо сы ры х, 
ж арких и  с хими -  
чески а к ти в н о й  

средой f а  та к ж е  н а  
чердаках и  в пы ль
ных помещениях.
В наружных 
у с та н о в к а х

Иач.отЭ.
Га у м ч -
И. Контр

Тюрин
ЬогЗанаВ'
Богдано&

*}-81

Рук.гр1 Моне &0-VV.

5 .407-22  в.1
Ввод легкой 

юоогазопрооодной труоь/ 
в корпус коробки 

ящика или аппарата

Сгг/адсбпЛист Листов
гг

у г п и  
тяжлромэлектропрккг

ХАРЬКОВ

Ш 8 7 -о г  г /



1 1 '

Исполн.

Труба электропроводки
Т р ф а
поз.1

Условный 
проход трубы  
Г0СТ5262-75,

. мм

Наружный 
диаметр трубы 
ГОСГЮ Ш Тбу 

ММ
1 25 50; 35

108 *3р2 52 —
3 ho 45;48
и 50 57)60
5 65 — 127*3,0
6 во - -

Марна, Обозначение Наименование
коп.исгъна

опн. Масса
ед,кг

Приме-
поз. 1-Ц 5,6 чание

Триба ГОСТЮ70Ь-76

1 — 108*3.0; L4000 1 — 7,77

1 — 127*3,0; L 4000 — 1 9,18

—
5 . А 0 7 - 2 2  в.1

——- З а щ и та  одиночных ргаюялист yiucmab\
Нач.отд. Тюрин _

И

Ш mpt/frпри выходе us ( -  1 ыгг1  " 
сруноам ента в гр у н т 1 тялпРОмз/\ЕКттаопроЕК7|

I ХАРЬКОВ I
Гл.спеи. Богданов'
Н ш т Богданов!

МанеРж ш . * 7 6 8 7 -0 2  2 2



} г г

Исполн 1-6 Me поли. 7-12

Расстояние между швами не борее 5м

Леаюомаиионные швы

Расстояние между швами долее З м  

[,ионные швы

Исполн.

Трцба электропроводки

, Труба 
поз. 1 или 2

Условный 
проходтрубы  

Г0СТ3262-75;
ММ

Наружный 
диаметр труби 
П0СТЮ7О4-76, 

мм
117 25 30; 33

Юд*3,02\В 52 ■ —
3 ;9 Ьо 45; 45
4 :ю 50 57; 60
5; 11 65 — 127*3)0
6:12 80 -

Марка, 
поз.

\

2
2

Обозначение

Триба ГОСТЮЮU -76

Наименование
1-4 5:6 7-Ю Ш

108 х 3,0 L - по проект
127*3,0 L-no проектц
Ю8*3,0 L-70Q
127x3.0 L-700

коп, на исполн. Масса
ед,кг

Приме
чание

5,5

м .

При заливке ф ун дам ента  должно б ы ть  
исключено попадание б е то н а  в  трубы  поз. 1и 2

Нач.отд
Гл.спси.
Н.контр.
Рук.гр.

Тюрт,.
Богданову
Богдане
Моне

-jgfr-ДЩ.
JMer

5 .4 0 7 -2 2  Ы
Защита одиночных тр уб  
на переходе через два 

деформационных шВа

Стадия Лист Листов
Р. г4

У Г Л Ы
ТЯЖПРОМЗЛСК'ГРОПРОЕХТ 

• ХАРЬКОВ/~7С О -г
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Крепление к кирпичному или железобетонному основанию
испопн. 2

Крепление к металлическому основанию

Места сварки окрасить.
5. Типы скоб или хомутикод, применяемых для  крепле 

ния тр уб , указаны но чертеже конкретного проекта.
5. Попкд применяется Зпя прокладки одной трубы  

ГОСТ5262'75 с услоЬным проходом до40мм или трубы  
ГОСТ Ю704-76 е наружным диаметром до 48 мм.

Марка,
поз. Обозначение Наименование

КОЛосп на
опр. Масса

е8,ке
Приме
чание1 2

t 5.407-22 - а / /7.66 Полка 1 < 0ff60
2 — Лю5ель У664 \ - 0,004 Иад.ГЭМ

Нач.отЗ. Тюрин
Гпспеи.Богданов &-8I
Шезшщ
П.~ АА..М

Богданой

5 .4 0 7 -2 2  Б.1
С»шоЬя| Лист l̂ dcmoS1

Крепление полки у г пи
ТЯЖПРОНЗАЕНТРОПРОЕКТ

у а Рьмпр.
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Трибы электропроводки

Исполн.
Размеры, мм Количество укладываемых 

т р у б  с условным проходом 
во 40мм * или с нар ужным 
диаметром до 48мм**А Б

1 250 500 2
2 370 420 3
3 490 540 4

Труба по ГО СТ3262-75; ** Труба по ГОСТ10704-76

Л  Н4-

Л Tf -b -4

/• С бо рку Выполнить по ГОСТ5264-80 
2. М е с та  сб о р к и  о к р а с и ть
б .Типы  скоб и ли  хо м ути к о в , применяемых для  крепления  

тр у б , указаны  н а  чертеж е ко н к р е тн о го  п р о е к та .

Марка,
поз. Обозначение Наименование Колна испом Масса 

ев, к г
Приме- 
чание1 2 3

i 5.407-22 В. in . 31 П олка . Нсполн. 1 < — — 0,68

1 5 .4 0 7 -2 2  B in .31 П олка. Нсполн. 2 - 1 - 0,96
1 5 . U07~ 21 B ln . 3t П о лк а . Неполн. 3 — — 1 1,54

Нач.отд Тюрин . /4wt. ✓
Ihjcneu. Богданов* xr-Sf
H контр. Богданову
Ру к. го. 
Ст.инж.

Моне

5 .4 0 7 -2 2  в.)
К репление п о лк и

'тадЬ^Лист Листов

У Г П И
тажпрамэлЕктролтак!

• ХАРьнав



Крепление к кирпичному или  
железобетонному основанию

МсполнМ-5

Триба электропроводки

- . Н

8
r t  •

L- 1 2

8см

—  ,|М

-V -

Мсполн. А,мм Масса,
кг

Количесгпбо икладьваемых mrni
с ислобным проходом, мм*

20 1 25-50 1 65-80
с наружным диаметром.мм**

25 30-60 —
I 280 0.86 3 2 <
2 380 U 8 4 3 2
3 480 128 6 4 3
4 280 а.59 - 3 2 1
5 380 0.89 4 3 2
6 480 аээ 6 4 3

Iе*

Крепление к металлическому 
оснобанию

Мслолн. 4 -6

Г0СТ5264 80 ТЧ -  Ь5 -20/6Q

Марка, Обозначение Наименование Кол. на 4СПСлн. Масса Приме-'
чаниепоэ i 2 3 4 5 6 еб.кг

1 — Попка КИ61 \ — — 1 — _ Q40
< — Полка к\162 - i — — i — 0,70
\ — Полка К И 6 5 - — \ — - * 080 изделия
2 — Стойка KH5Q.L-250 < i 1 - — — 0,48 ПЭМ
3 — Стойка KH50.L400 — — — i 1 * 0,49
4 — Скоба K U57 2 2 2 — — — 0 ,0

5 — Дюбель ДТП3,5*40 4 4 4 - - — —

Тру& по . ГОСТ 3262-15 **1ру5а по Г0СТЮ70и-76 

I  Места сборки окрасить.
2. Типы скоб или хомутиков, применяемых Зля крепления 

труб, указаны, на чертеже конкретного проекта.
3. Попки устанавливаю тся на расстоянии 1м друг

о т  ф уга .
Нач.ота Тюрин.
Щ£1Ь
1-.У9НПЩ

БогЗаноВ
богЗан
М2НС-

S-ei

5.407-22 в.1
Крепление полок 
КЦ6* -  КН63

fmaftaj Лист | ЛисгпоЕ

У Г П И  
ТЯЯ^РОМЗДЕКТРОПРОЕКТ 

ХАРЬКОВ
/ 7 8 * 7 -Л ?  РХ'



Крепление к кирпичном у и ли  ж елезо&тонном у 
основанию

I  п  ^

Крепление к металлическом у основанию

Ъибы электропроводку

Ысполн. А,
мм

Количество укладываемых 
тр у б  с  условным проходом до 
4 0 мм* или с наружным 

диаметром 48мм**

1 ъоо 2
2 иго 3
3 540 4

*Труба по ПОСТ 3262-75; ** Труба по Г0СТЮ704-76

r0 C T5 2 6 k '& 0 ^JJz& ?% £ -

ГОСТ5264-80. Н4

1. М еста  сварки о к р а си ть
2. Типы скоб и ли  хом утиков\ применяемых З ля  крепления

Марка; 
поз. Обозначение Наименование Коп.наисполн Мосса 

ей кг
Приме
чание1 2 3

< 5.407-22 В.1 л. зг Кронштейн. Пспопн. 1 1 — 1,Ю

1 5.407-22 В.1 Л. 52 Коонштейн. Цспопн. 2 — 1 - J £ L
< 5.407-22 87 Л.52

II
_ — { 1,95

2 —  \ Дюбель У661 2 2 2 0,04 JL i

Нач.отд Тюрин 7 ^ ^
1лспеа.Богданов' Щ-р
Н. ион то Богданов*
Рчк.гр. Моне
Ст.инж. т г

5 ,4 0 7 -2 2  в.1
Крепление кронштейна

П В 27- 0 В  г 7

Лист\ЛистоВ
гг

УГПИ 
ТЯЖПРБМЗАЕНТРОПРОЕНТ 

ХаЯ>«0&



В е р ти к а ль н а я  пр о кла дка  т р у д Горизонтальная прокладка т р у б

Tpyfia электропроводки

Ксполн.
Размеры, мм

КоличестОо^щладъЮаемых

с целебным проходоммм*
до 40 I 50-30

А Б
с наружным диаметром, мм**

до 46 до 60
1 240 <60 г <
2 360 520 5 2
3 460 420 4 3

*Тру5а по Г0СТ3262-75; **Тру6а по ГОСТ f0704-76

Только для исполнЗ

— V\_____

н -

ф i

чс

-

Т - £ ■ft! *

Йр i *
> *

1 / №
j .i 8

АЛV
. 97

Типы скоб или хомутиков, применяемых для крепления 
труб, указаны на чертеже конкретного проекта

Марка,
поз. Обозначение Наименование Коп. на иста Масса, 

едкг
Приме
чание< -2_ 3

i 5.407-22 ВЛ П.33 i Просриль. Ucnonn. i 4 — —
4 5-407-22 В1 Л  33 ' Профиль. Цспопн.2 - 1 - -

4 5.407-22 BJ п .33 Поосриль. Herron». 3 - - 4 -

2 — Дюбель У661 2 2 3 0,04 Изйгэм

5.407-22 в.1
Крепление профиля у гл и 

тяжлромэлектролроем 
_____ А̂РЬКОб,-,
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7,5
Б

Т*
Ыспопн. 6 ,мм

Масса,
к г

1 ЗОО 0,68
2 42 0 0,Я6

5 540 1,54

I  М есто ре за  окрасить.
2. Уго п о к  К 256 -  изделие РЭМ.

Нач.отд
/лелей.

Тюрин
Бог$дно& 1R/

5 .407-22 в .1
Попка р \£Щ  < 2

Листы  [Листов
Яконтр. Богданов '
Рук.гр. 
Стинж

Моне
Cm инж.[Мартыненко

Угопок
неравнополочный К 236

угпи
ТЯЖПР«МЗЛЕН7Р0ПРаЕН1 

Харьков_______

O S 8 7 - О В  8 8



277-Ь 4

Псполн. А
ММ

Масса,
кг

1 3 00 1,10

г иго 1t37
5 ; 540 <>95

/. С б о р к у б ы п о п н и ть  по ГОСТ 5264 ~80 

2. М е с та  сварки о к р а с и ть

1 1 1 О б о з н а ч е н и е  , Наим енование
Коп. на иСПЩ ПримечаниеI $ 1 2 3

Прочие изделия

Уголок монтажный
К 2 5 6

1 — L -3 0 0 1 — — Поз. 1и2
1 _ L=U20 — < - издепия РЭМ
1 — L=5U0 — — i

2 — L-180 1 i \

5 A D 7 - 2 2  в.1

Кронш тейн

Стадия Масса Масштаб

Р По
maSn. 1:4

Нач.отд. Тюрин
1л.спеи. Богданов' ft**b %-Ь\ П ист32\ Л и с то в
Н.контр. Богданов- Тгсгъо УГПИ

ТЯЖПРОМЗАЕК ТРОПРОЕКТ 
ХАРЬКОВ

Рчк.го. Моне Ш г
Ст.инж. Мартыненко Ш



3.0

- - 5

АО

Исполн. А, мм Масса,
кг

1 240 0,64
2 560 0,93
3 480 <.27

1 М е с т а  резо окрасить.
2  Профиль К259 - изделие ГЭМ.

5 . Ч П 7-22 в .1
Cmadi# Масса Масштаб

Р
По

табл. 1:2,5

АистЗЗ{ Аистов
foit.omE Тюрин

Бог ЗаноЗ

Просри пь

ispwrj БодЙеааб;
^к.г.р “Моне Ж П р о ф и л и  м о н т а ж н ы й

~7 .....'  UO^Q
УГПИ

ТЯЖПРОМЗАЕКТРОПРОЕНТ

Исполн.
Размеры, мм Размер

загото6ки,мм
Масса,

кг

1 19

60

60*5< 0.048
2 22 60хб< 0.057
3 26 60x77 0.07Э
и  . 28 60x80 От 076
5 32

80

80*92 аиб
6 35 80x102 0.128
7 4 4 80*<30 0.165
8  _ 47 80х1Ъ9 0.175
9 50 80х<48 0,186
<0 59

120

120x111 0.335
« 62 120*186 0,350
12 77 <20x240 0,450
<3 90 120x274 0,5*6

30

НачлщЗ

5 . 407-22 В Л  ■

Г и л ьза
По

табл 1:2
Аист 3AI flucmob

Аист 2 WCT199Q3-7U
УГПИ 

ШКПРОМЗЛЕК ТРОП Р0Е1Л
V лезиипи.



Условны й Разм ер, мм М а сса ,про^оатруоц
А 5 0 *8

15 22 38 0,018

20 28 42 30 0.018
2 5 35 54 0,034

32 44 65 0,057
40 50 70 *р 0.059
50 62 88 0,096

65 78 НО 5,0
0,ffi5

80 91 <22 0,202

5 .407-22  в .)

Нач-отд.

Ш айба ста льна я

Ш да? Масса Масштаб

Р
П о

т а б л

Лист35\ Л и сто Ь

Круг Б  Г О С Т 2 5 9 0 -7 1
ы г п и

1ЯЖПР0МЗЛЕКТРОТР0ЕКТ
ХАРЬКОВ

%£BSiL 
Ч-контр, 

)РУк ?Р.

Бог* 
§£>гЗрт& 
Моне ш

ш г

Услобны й
проходтрубы,

Размер, мм М асса,
*8А 3

15 22 38 0.004
20 28 42 а о 04
2 5 35 54 асов

32 44 6 5 0,040

40 50 70 0,012
50 62 88 0J017
65 78 110 0,026
80 94 12 2 0.028

5 .407-22  ы
Стадия Масса уЛасштаЬ

Шайба резиновая
Нач.отд Тюрин

Богданов

П о
та б л.

Лист 361 Листов
(л.спец.
Н.контр
Рик.гр.

Богданов
Моне

З Е Е
8-U

Ш

Пластина I , ТКМЩ ~С -3  
ГОСТ 73 3 8 -7 3

Ьг пи
WTPOM3AEKTPOnPOD<1

— м ш™ —j -> n п -* л ->

Серия 5.407-22

http://files.stroyinf.ru/Index2/1/4293779/4293779383.htm

