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ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 
901 -1 -95 .86

ВОДОЗАБОРНЫЕ СООРУЖЕНИЯ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 0,5  ДО 1,0 м 3/ с  
ДЛЯ АМПЛИТУДЫ КОЛЕБАНИЯ УРОВНЯ ВОДЫ 6 ,0 м  

/ п о д з е м н а я  ч а с т ь  и з  м о н о л и т н о г о  ж е л е з о б е т о н а /

А Л Ь Б О М  VI

с о с т а в  п р о е к т а -
АЛ ЬБОМ  I -  Т Е Х Н О Л О Г И Ч Е С К И Е  Р Е Ш Е Н И Я
АЛ ЬБОМ  и -  А Р Х И Т Е К Т У Р Н О - С Т Р О И Т Е Л Ь Н Ы Е  Р Е Ш Е Н И Я / Н А Д З Е М Н А Я  Ч А С Т ^

А Л Ь Б О М  V I 1 .2 - З А Д А Н И Е  З А В О Д А М  Г Л А В М О Н Т а Ж А В Т О М А Т И К И  Н А  
И З Г О Т О В Л Е Н И Е  Щ И Т А

О Т О П Л Е Н И Е , В Е Н Т И Л Я Ц И Я ,В О Д О П Р О В О Д ,К А Н А Л И З А Ц И Я  
А Л Ь Б О М Ш - А Р Х И Т Е К Т У Р Н О - С Т Р О И Т Е Л Ь Н Ы Е  Р Е Ш Е Н И Я / П О Д З Е М Н А Я  Ч А С Т Ь /,

У К А З А Н И Я  ПО П Р О И З В О Д С Т В У  С Т Р О И Т Е Л Ь Н Ы Х  Р А Б О Т  
А Л Ь БО М  I V  -  С Т Р О И Т Е Л Ь Н Ы Е  И З Д Е Л И Я  / Н А Д З Е М Н А Я  Ч А С Т Ь /
АЛ Ь Б О М  V -  С Т Р О И Т Е Л Ь Н Ы Е  И З Д Е Л И Я  / П О Д З Е М Н А Я  Ч А С Т Ь /
А Л Ь С О М  V I - Э Л Е К Т Р О Т Е Х Н И Ч Е С К А Я  Ч А С Т Ь
А Л Ь Б О М V I I I - З А Д А Н И Я  ЗАВОДАМ-ИЗГОТОВИТЕЛЯМ НА К О М П Л Е К Т Н Ы Е

А Л Ь Б О М  V III. 1 -  С П Е Ц И Ф И К А Ц И И  О Б О Р У Д О В А Н И Я
А Л Ь Б О М  V B I .2 -  С П Е Ц И Ф И К А Ц И И  О Б О Р У Д О В А Н И Я
А Л Ь Б О М I X - В Е Д О М О С Т И  П О Т Р Е Б Н О С Т И  В М А Т Е Р И А Л А Х
А Л Ь Б О М Х .1 - С М Е Т Н А Я  Д О К У М Е Н Т А Ц И Я .Ч А С Т Ь  -1 / С Т Р , 1 - 4 9 /
А Л Ь Б О М Х .1 - С М Е Т Н А Я  Д О К У М Е Н Т А Ц И Я .Ч А С Т Ь  2 / С Т Р . 5 0  -  1 3 1 /
А Л Ь Б О М Х .2 - С М Е Т Н А Я  Д О К У М Е Н Т А Ц И Я
А Л Ь Б О М Х З - С М Е Т Н А Я  Д О К У М Е Н Т А Ц И Я

Э Л Е К Т Р О Т Е Х Н И Ч Е С К И Е  У С Т Р О Й С Т В А

Р А З Р А Б О Т А Н

©СФ ЦЫТП Госстрой СССР, Ш .

У Т В Е Р Ж Д Е Н  Г О С С Т Р О Е М  С С С Р
П р о т о к о л  о т  о б  о а . 1968 г  j T*2 5

В В Е Д Е Н  В Д Е Й С Т В И Е

Т  А  К О Н Д Р А Т Е Н К О  
Ю .В  Б Е Л Я Е В

ОТ 0 5  0 7  8 8



С о д ер ж а н и е

йбозHit чение j ва именование Стр

Основ май комплект норки jet

m -i-9 iss -3 fH Общие данные {начала}. 3
snz Общие данные /продолжение). 4
зп-з Общие данные /окончание). 9
Эг* Гидромеханическая ежена и 6

ведомость электроприводов.
ЗМ9 Подстанция Щит станции 7

управления /ш. Принципиальна*
однолинейна* с гема (начало).

зяб Повстанцая Щит станции 8
управления /Щ Принципиальная
однолинейна* схема (окончание}.

ЗЯ7 Иасос 1 (9  4} Принципиальна я 9
схема (начало)

Iff# Нас а с 1(9... 4). Принципиальная 10
схема (окончание)

ЭЯв вакхум - нос ас 9/в). Клапан & (9 ). 11
Принципиальная схема (начало).

ЗН-(0 вакххн- насос 6(0). Клапан 0 (9 ). 1Z
Принципиа льноя схема (окончание)

3/f'ff Задвижка /П/Н) JomSop19f/9r 1C) Палое /3
ff/H?) Принцunua льна* схема

Sff'tz Затвор f?/f3), Принципиальная схема . м
3M-/3 Сигнализация. Принципиальная схема, &
Зн-М Злех трапривада 16

Схема подключений /начало).
3n-t9 Злектрапрцвада 17

Схема подключений /окончание).
3tt-f6

—  ----------—~ — -------- — —

Щит станции управления 1щ, 18
Схена подключения /начала).

ЭМ-Г7 Щит станций управления fat 19
Схема подключения / окончание),

3»ts Щит Управления и сигнализации ещ Z0
Ящики управления Схена подключений.

9»f9 Кабельный журнал /начало) Z1
... Jtt-га Кабельный журнал (окончание). ZZ

3n-zt План расположения злектропборудзвамя Z3
и прокладка кабелей (начало).

а л ь б о м а  У !

ввоз на чение Па им енование <Стр

X t -f -9 f  99 -Jft?2,План расположения злекпрооборздовамия ?Ф
и прокладка кабелей/окончание)

_ _ ? /f /3 Сеть заземления и зануления. План 19
3fiU.es Ш инный мает. 96

О сновной  ком плект  марки 90
X f f -(- 9 999 -39 -1 Общ ие данные. ГГ

39-Z Злсктрическое освещение План | г$
ЗОШ

■-------Р— ------- -— —— ------- --------- -— 1
Установка светильников РСП1Т Ч0Ои зз
nSJH-ZfbP на кронштейне, на стене

Основной комплект марки АТХ
9011- 93Зд-ЛТЖ Ч Общие данные. 30

PTX’Z Схена автоматизации. л*

лт х-з Схена зле/9тли чес кая принципиальна* 32
распределительной сети

АГГ-9 Схема злектрическая принципиальна* 33
vs пере ни* уровня и пешехода на сет а к.

ЛГХ-9 Схема соединения внешних проводок 3*
/почала)

ATX~ & Схема соединения внешних проводок 991

ATX-7 Схена подклю чена* внешних 96

проводок.

ЛТХ-9 Щитовое помещение 96
План располож ения

АГХ -9 Маш зал ST

\ || 1:
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Обозначение Ноимсноба мае Примечфщ

-ЭМ СилоВое элехтроодорудоЗание

-30 Электрическое осВещсниЯ .
-АТХ Я В томат из^ция технологи-

ческих процессов

Ведомость осноВных комплектов чертежей

Ведомость чертежей осноВного комплекта 0Эм"

диет

Прунципиахь мая однолинейная еле на /мочало)

1

12

11

12
13
1*
15
16

17

19

Наименование Примечание

Общие даммьге /начало)
Общие даммь/е /^продолжена е)
Общие данные ( окончание)
Гидромеханическая схема и  Ведом ост ь

в л ектроприВудод
Подстанция Щ ит  с гонении {/продления 1Щ.

Подстанция Щ ит станции {/продления 1Щ,

Принципиальная однолинейно# схема/окончание)

Насос 1 /г. 4). Принципиальная схема /на ча-
Яо)

Н асос 1В2- * }  П р и н ц и п и а л ьн а я  схем а
/  окончони р)
Вакуум- насос 5/б) К л а п а н  2/9)

Принципиальная схема / начало)
В а к у у н -н а со с  5 / б) К л а п а н  8/9).

Принципиальная схема /илсм'мгмг*е1
З а дди ж ха  iO/fl).3om Bap 1*/i5t ю ) Н асос f8/i9)4

П р и н ц и п и а л ь н а я  схем а

Jam Зар 13/чз). Принцип и а лЬн о я схема.
Сигнализация. П ринципиальная схема

Электропривода. Схема подключений/начало).
ЭлектроприВодо; Схема подключений/окончание)

Щит станции у продления 1Щ Схема
подключении /начало)
Щит станции упраВлени я 1£Ц
Схема подключения / окончание)
Щ и т  упроРления и Сигнализации Я{/(
Ящики управления. Схема подключении

Рабочие чертежи осноВнога комплекта норки Эм 
Выполнены В соотВетстВии с действующими стро
ительными норнами и праВилами и предусматрива
ют технические решения, одеспечиВсгющие без - 
опасность при соблюдении устамоВлемМь/х пробил 
безопасности эксплуатации здания.
ГлаВный инженер проекта B s c lX * .* .  J tO e . белле£)

/иг г МаименоВание Примечаю*

19 Кабельный журнал /начало)
го Кабельный ж-урнах /окончание)
21 План расположения электрооборудования

и прокладка кобелей / начало)
г г План расположения электрооборудования

и прокладка кабелей / окончание)
гз Сеть заземления и зануления План.
2* Шинный ноет
2 5 Строительное задание

Ведомость ссылочных и прилагаемых докунентоб

Обозначение НаименоВоние

Ссылочные докиненть/

S*07-»7 УстоноВха КГП630 Хмельницкого эо- 
€odo тро*с<рорнагорных подстанций, 1327

5407*37
Устоно8ка скрыты* щи т о  8 НК У  
Высотой 2200нм, 19 8  ̂г

я т
Типоёые требоВания к строительным 
заданиян на электротехнические уста 
нобки и кодельнь/е сооружения, /98а

S 407-ff Заземление и зануление электро- 
устонобок, 1920

S407- 7
УстройстВо, комплектных гибких 
токоподВодоВ к злектраталян
1980

кЬот-г&о Прокладка кабелей на конструк
ция х , 197S

*•*07-255 Узлы и детали для прокладки 
кабелей, 1379

Й 172 Прокладка кабелей В канолах, 1920

5407-45 Прокладка кабелей и прододаВ 
на лотках ти п а  HJ1, 1983

S.401-35 УстонаВка одиночных ящикоВ с ру
бильниками и предохранителями, 1985

5.407-64

УстаноВка одиночных наВесных и про- 
тямсных ящикоВ, коробок с зажина
ми и щиткоВ ос Вещем ия и /пока- 
подВоды. 1985

] л

Обозначение Наименование /примечание

з . м - г г Прокладка кобелей и пре Во - 
доВ Вегольмь/х грубак, 1581

5 *07-63
Прокладка проВодаВ и хабе - 
лей В пол изгиленоВых трубах 
ВпраиэВадсг8енр*ыл помете - 
ни ях, 1925

5 *07-71 Прскладкй магистрельп<?го пакет- 
ноли шинопрсВоЭЬ. ШМЛ /6 ЧЗ 'Ю /ь&ах 
1925

Жржеюг- 
тбьлмЯ к 
шмлеуз

Прилагаемые__документы
90/ 1- 9S 22-Эм СО 

альбом пя 2 Спецификации обор у  до В они я
901-1-9588 ЭП frt 

альбом IX
Ведомости потребности В ма
териал аж

901- 1-95 88- ЭМ 
альбом V// /

3одами я зоВодам -  из сото Виге 
лям на комплектные мектротехнические устройства

m t -s s 88-3HH ss  
о* Лам Л

бедсмссгь элехгромантэикьгх хоюргор. 
псдлглсаищх изготовлению В нэз

iot-Ms.ss-3ft.BP 
агЛап Л

Ведомое тт одгемобялекпуттж- 
*шж и строительных работ

М - i-SfSf-3tlH.es 
ах Лап i f

Шинный ноет

ОриВкэек

UntN*

rn $ 0 1 -1 -9 5 .i8 - ЗМ
run беляеВ si и
Нач отдФобэичт* а. Я
fiuntu S iM K p a ie i евяезргяитсльностьЮ от ч5 do_/,0 sf*/e блхенпли/пиры колебания уроСнх 8о2ы£Ьм

/Уедая Лист Ластаб
Н/что BzwotaakLр/тне

Р 1 ъЛх ц> Г*Л>ь£к& У^*ч
Стон* PnmtfBp (575^ Общие донные 

/начало)
Госстрой с с с р  

ГПИ Ленинградский
ооАОхлнлтпеоекг



О й щ и е  у к а з а н и я

Э лект рот ехническая часть f  альбомы У.! иШ  типового 

проекте?) Выполнена для арт езианских н а со со в  т ипа А
Проект применяет ся при проект ировании производст 

венного и хозяйст венно-пит ьевого водоснабж ения промыш

ленных предприят ии и  населенны х пункт ов.
Подача Воды от Водоприемного ого лобка к насосной  

ст анции осущ ест вляет ся по сом от ечно- сиф онны м  линиям. 

Зарядка зт их л и н и й  производит ся вакуум ной уст ановкой.

В  насосной ст анции уст анавливаю т ся чет ы ре арт е
зианских м ососа с  асинхронны м и верт икальны м и элект ро

двигат елям и 2 5 0 к в  г , JSO B  -  3  рабочих, 1 резервны й.
Пососы находят ся под заливом П уск их осущ ест вл я 

ет ся н а  от кры т ую  н апорн ую  З а д ви ж ку. П ер ед  пуском  

н а со со в  в  т ечен ие S - fO  минут  производит ся смачивание 
подш ипников скол ьж ен и я  т рансм иссионны х ва л ов

При пром ы вке сомот ечнь/х пиний и оголовка возм ож 

но одновременная работ а четырех н а со со в .

О порож нение в о  до прием  но - вса сы ва ю щ их кам ер и уда
ление наносов из ёодоприем нь/х кам ер осущ ест вляет ся  

насосом ГНОМ  tOO'dS.
Н асосная ст анция запроект ирована для работ ы  без 

пост оянного пребь/вам ия f  с переодическим  посещ ением)  

обслуж иваю щ его персонала П роект ом  п редусм от рены  п о 
мещ ения для о б с л у ж и в а ю щ е го  п ер со н а л а  н а  п е р и о д  

наладки оборудования .
Типовой проект  i t /полнен для ва р и а н т а  водяного  

отопл е ни я cm ам ц ии

Электроснабжение и силовое электрооборудование

По ст епени надежност и электроснабжения носаст?» стан

ция относится к потребителям второй категории.

Элект роснабжение должно осуществляться па двун рабочим 
вводам но напряжении б(/0) к 8

вводы кабельные
При воздуш ных питающих линиях вводы осуществляются 

кабельными вст авками с установкой разрядников на концевых спорах
Допускается пит ание насосной ст анции по одной воздушной 

линии, в  т ом числе с кабельной вставкой и одному трансформа

т ору, если обеспечена возможность восстановления воздушной 

линии и  замена т рансформат ора за время не более 6 час.
(по СИ и П г. 04.02 -34 п .4 .4 )

Пит ание нагрузок насосной станции проект ирует ся от 

двух однотранс/рорнаторных подст анций 630x86, 6fw )/0.4 кв Хмель

ницкого завода трансформаторных подстанций, установленных 

в  специальном помещении насосной ст анции.

К а ж д ы й  из вводов рассчитывается на  максимальную  
Нагрузку. Расчет  нагрузок произведем в  соот вет ст вии с указа
ниями по Определению элект рических нагрузок промышленных 

уст ановок ГП И  ТП ЭП .
ит оговы е данны е расчет ов приведены  в  таблицах

Тип

н а с о с а

1*
If
И

!*?ill
5|v|Ц

V

!т 
15

" И

Количество
и

нощносюь 
конденса
торных 
установок 
шт ? к8Ар

коли
чество 
и мощ
ность 
транс
форма
торов 
шглкбЯ

t4
Ш
Ч g 'vL

И * Л$
г о л - п и - ! 79/ 7щ г 0*2

УК6Н-0,32-
-м а-заУЗ

г*б зо 779 OHS

г ь А -я * !- ! 79$ ?Щ 2 о,в
УКбН-0'38
2С0-50УЗ

е* $зо 7f9 0,95

I
Д ля распределения электро энергии м еж ду потреби

телями насосной ст анции используют ся автоматические 
выключателиt блоки и панели управления асинхронными 
двигателями ( комплектуемые в  крупноблочный щит ст анций  

управления 1СЦ открытого исполнения, а  также автомати
ческие быключатели комплектных трансформаторных под- 
ст анций

В нормальном р еж и м е предусматривается раздельная i 
робот а к а ж д о го  т рансф ормат ора на свою секцию шин 

Секционирование ш ин осущ ест вляет ся выключателем, 
уст ановленным на щ ит е ст анций управления /Щ  '

Проект ом п редусм ат ри вает ся учет  элект роэнергии 

измерение т ака и  н а п р я ж ен и я  на ш и н а х , осущ ест вля

емые счет чиками акт ивной  и  р еа кт и вн о й  энергии, ам
перметрами и вольт мет рами ь у  ст анов ленными н о  ком 

плект ны х т рансф орм ат орны х подст анциях

З а д а н и е заводу - изгот ови т ел ю  н а  щ ит ы  и опрос

ные лист ы на КТП  предст авлены  в  а л ьб ом е  jw наст о
ящ его проект а

У ст а но вка  щ ит а ст анц ий  управления fU4 преду - »
гмот ривает ся в  помещ ении вТП  и (ЦСУ, щ ит а управле
ния и сигнализац ии б Щ  -  в  яонещ енои щ ит ов

В м аш инном  золе уст анавл иваю т ся ящ ики мест - | 
но г  о управления н асосны м и а грегат ам и  и  зат ворами 

но мопорных водоводах , пост ы  серии ПК У  - f5  для управ  
лениЯ ва куум  ~уст ановкой, зат ворам и н а  напорной  

ф лейт е и  сам от ечное сиф онны х л и н и я  ж, м агнит ны е 

п уска т ел и  с  кн о п ка м и  упр а вл ен ия  д л я  ц иркуляц ион
ных н а со со в . У к а за н н а я  а п п а р а т ур а  р а сп о л а га ет ся  

непосредст венна у  обслуж иваем ы м  м еханизм ов
Распределит ельная сет ь вы полняет ся в  основном  

кабелем  м арки А 8& Г в  ка н а л а х , от кры т о по ст енам  

и  проводом А П  В  в  т р уд а х.

//риХ/пан КечогдуРобр 
|Га ста

: / у у о * #

И KQtttP югм&г/)

ч я т т т ж я т .

Т П 9 0 1 -/-9 5  8 8 - З Н

Зовоз скГорнь/с сооруж ения  
произбр&цгсльносгыо о го  Г  " 
tCnyc длл ан/ми/пиди ко* ЧРобнл Sodb/60/v

CufJl/A Лист Лист ов

p z

Общие данны е 
f продол ж р н и е )

Госстрой СССР , 
ГПИ Лгнингродскии 
ЗЦЗОКЛНЛЛЛРОСКТ



п

ЕГ
I
L

I

Ы  У п р ощ ен и е  t авт ом ат изация и  т гяем еконизоция*

Проектом предусмат ривает ся 
г Телеуправление и  местное сблокированное управление 

артезианскими насосами со щ ит а управления а сигнализа
ции а?Щ  и опробование с  ящ иков Местного управления Пооче
редный еамозопуск н а соса в  после кратковременного пере- 
рыба элект роснабж ения f  ̂  6 с)

/  /Гвтонотическал работ а вакуум ной уст ановки $  зависи
мости от уровня воды в  стая* о* сомотечма - си срочных ли
нии и опробование с пост а управления Яётомоти яеслое вклю
чение резерёноео вакуум- насоса при аварийном уровне §  лю
бом стояло

з ТелеупроёлениС зат ворам и но напорных водоводах из 
диспетчерского пункта, местное управление с Ящиков управле

ния
8 ПВР оперативного тана *'2208.
§  Местное управление циркуляционным насосом, задвижка

ми на Самотеуно- сифонных линиях и напорной ф лейт е
В б  барий но - предупреждающая сигнализация, в се  сигналы  

фиксируются указательными реле н а  щ ит е управления 
и сигнализации £Щ .

t  Телесигнализация полож ения насосны х агрегат ов, 
затворов но напорных водоводах, неисправност и или аварии 
в  насосной ст анции, засорения сет ок, аварийного сниж ения  
вакуума в  вакуум-колоннах и  от сут ст вия напряж ения в  

цепях: сигнализации.
i  Телеизмерение основных технологических параметров. 

Приведенный объем телесигнализации уточняется в  

проекте телемеханики, необходимость выполнения которого 
должна реш ат ься в  каждом отдельном случае при  привязке 
проекта

Предлагаемый об» ем т елеизмерений приведен в  ком
плекте * ввт онат изация т ехнологических п роц ессов*вТХ .

Зазем ление и  зануление.

Для защиты от пораж ения электрическим током 
персонала в  случае нарушения изоляции в се  не т о к о ведущ ие 
части электрооборудования зануялютея.

Заземляющ ее уст ройст во выполняет ся общ им для 

электроустановок 6(ю )кб и J80/220B.
Сопротивление заземляющ его уст ройст ва должно быть 

не более величины jp f' f для уст ановок с  малыми токами замы

кания на землю }, где 1 з  -расчетный т ок замыкания на землю  
в  сети 6 fЮ) кв  и  не должно превышать 4  Ом.

Ведомость объемов глектромампозтчыш 
о Строительных работ /УМ. B R )

Заземляющее устройство состоит из внутреннего конту
ра зануления, выполняемого из полосовой ст али сечением 83 •Энн, 
наружного контура заземления, выполняемого е использованием 
арматуры железобетонных фундаментов и  свай здания

Для выполнения заземления подстанции при большом удел* 
лом сопротивлении земли и при наличии агрессивных грун
т ов необходимо сооружение искусственных заз емки тел ей  

( в  соответствии с ПУ7 вб  пункты /788, /.787)

У к а за н и я  п о  п ривязке.

При привязке проекта к конкретным условиям необходи
мо выполнить следующее-

1 В соответствии с технологической частью проекта /лльбы»!) 
о разделомОтопление и вентиляция *(ольвонв) определить тип носе 
сов подачи воды и систему отопления насосной станции

г внести изменения в  таблицу электрооборудования приводов 
в  соответствии с принятым вариантом насосов и системой 
отопления на веек листам, имеющих переменные величины, про 
ставить необходимые данные в  соответствии с таблицами 
или примечаниями на эт их лист ах

3 Разработать проекты внеш него эяектроегюбжения и  
устройств связи в  соответствии с полученными техническими 
условиями.

В. Определить в  соответствии с техническими условиями на  
элект роснабжение необходимость компенсации реакт ивной мощ 

пости.
8 Разработать проект телемеханизации /диспетчеризации)

сооружений.
Ь. Выполнить, при необходимости, телесигнализацию открытия 

дверей
Ведомость электромонтажных конструкций,

Обозначение
черт еж а

Н аим енование Кол. Оримеч

5  * 0 7 -  7 
лист /з  иеп. 6

Ги б к и й  т окоподвод к 
элект рот олям 1

4 * 0 7 -2 5 5 -0 * 7  
иеп. 6

К о ж у х  для за щ и т ы  
Робел ей г

ЗМИ.СЬ Шинный мост м еж ду К ТП  и  /Щ 2

я* Г дин К о » К-во
гтро Наим* нова мое вида робот

0999 вида ед
ли

-
робот 0999

t Комплсстч*.* кц*»*-фнрманюрнья

f t
ft' J

Тампле* tun* ■'плрмал подмт 
щ»*\ггураи- ; '  */*0)/0.8кВ.
630кВЛ кампя Ж
г  КонденмгторлыС остановки

МП Кондснс о горнах установка 300 кв Яр шт ж

3 Комплектны* устройства чпоавмгпР
дГ&ообг

3 t Щит станций управления /Щ глубиной
$00 мм пан Т

зш Щ и т  управления О сигнализации /Щ глу
биной ЬООнн ООН. 9

3 3 Ящик управления навесной 9Я 8Я. m
/г я шт 9

$8 Ящик однофидерпьяз шт. ж
35 Пост управления инп ж

Пускатель магмэтныи шт в

8 Кобели силовые: контжюльмые. провода
Кабели прогладываемые по конструк
циям $ каналах, сечением в кв нм

♦ / до /б 899 в. Ж50
8-i да 930 899 8.080

Кабели, прокладываемые по конструкци
ям на стенах, сечением в  кв нм

83 до 96 899 0050

Кобели прокладываемые в  грубом, сече
нием 6  кв мм

8k до 16 899 дню
83 Кобели контрольные 899 4 7 U
85
3.7

/Гробова сечением в кв ммао 18 
9о110 899

899
8Г98
0890

5. Шинопроводы
$.9 ШинопроводШНА-3 длиной до Зм лит. ЖI1I

89 Грубы металлические К М й 909
Ы Трубы полиэтиленовые 899 10033 1 49* 3 Мгт ал лору * оба 99

Приёмач
|---

— Е1

ТП901 / -9 5 б б Э М

Д 5  ЖвШ run
Ъгеликнтыо

с о о р у ж е н и я  п р »  
т й о от 4& ФоУА igssgesaaaszzi

анплцтйЗь* колебания 
Э Р  o f  и х  в о д ы  О н _________

Общие данные 
|----1 { Окончание \

111
fm te tn p x v c c c p  

Г О Я ЛштжгреЬмгий
ЭОлеклтьжюеят
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Е

1

Напряжено е, 
расчетпьш то к , 
у с та  моё л емкая 
мощность, кВт

1

*

Тип
Ноли-, 
чолнлп 
гок, А

ёыклмпагелл
расцепителя

Уггоёяа мек/ранаени 
юного расцепигеля
Пределы рггулироё-  
ки тока теплово

го реле. Л

М а рк а  и  

с е ч е н и е  

про Вад н и к  а

V;

!

f
*5

Ус л  оёно г
?pr/j?isYeeKoe
usoSpojtcejtue

N 5 по п ла м я
Ти п

Мони НОЛЬ НОЛ 
мощность, *6/77

fBiK МпинОАУФЦТн

A дуСКо8ой,1п

НаиненоВание

механизма

К-понелищита 1Щ

4 секция ~ 320f2?0$

Таблица f
Технически* домны* затВароё Л? i s

O ft O ft 5F3 SF4
А£ 2046м- ЛИО 46 М - 65/30-
ЮР'00536 ГОР-ООУЗб А63М53 А63М93 -зтгухм

*А \ 63 Ь *5  X 85 63
го 2S 1 г в  * to ?б

Г21н.р НХнр S/ н р 5/нр

9,5 . 14

i

*1
*\Г
4

к

1

**\
Мч
*>

65437 
Ю74ГУХМ 

16 
fO

654/0- 
\Р974ГУШ 

16 
to

5 5  8

$

e stjp -

C = I

l .

10
i t

ai*p

QFfO
65430-

ft
5

*4 4

w 7\  pw7l
PM A -

m i

6 6 6

5»1м

4
5  4

ж
сняримг \/зЛ\

OBJ
Г

ISW ff ^

65430-
пнп/хлк 

f t
s

*4 .. 4

65430
& 1 4 гтч

f t  
5

* 4 . 4

Тип
н а со са

Злектродёиеатель зот ёоро блок у/гроёлгмил

t i t
по

Плану
Тип

Мощ
ность,
кВт

1п,
А Тип

1
щ;
f t?v

? о л -а * з f112tMf3
4АХС-
71А493 0,5 1,8 8,1

65430- 
-24 74 
УГ Л 4

415 и г/

гЧ А -1 9 4
Ml24M13t 
Mf4.tif5,

m s

4АХС- 
204W 1,5 3.5 17.5

65430- 
-2614 
УХ А 4

50 U  4

\nxt\ [f*Xf\

ПВЗ
L  x t u )

0  6  0  0
М П

45+0,4*3

/5

KpaH
электри

ческой

го
j j

Кёорийное
осёеще-

мие
РезерВ

Нормальное
питание
общих
цепей

ёакуум-
w KVcofS't

0

Дёарийное
п и та н и е

щ ит а
2 Щ

п в
4АШМ4УЗ

9,5

tf.S

60,5

Вакуум - 

насос

М9
Ш 5 0 В 4

&t06

а г

Kna/iau

tiff

4AC/00S493

о.г
И

Ш

ЗодВамка

М И

Зотёор

М19

ц гз 5

0.5

Н а сос

Mf4 М15 M ft

4АХС80Я493

1,3
3 5

П 5

3amSop но напорной рлеиге

t Кабели Выдираются а учитыВаются К  проекте Внешнего злектросмоблкемил.

6 О^орудоёание поставляется комплектно е механизмами.

5. Теплоёые реле от регулироВат ь В  сост ёет  cm  Вии с  ном инальны м  т окам  ЗВигателеи.

4. Ш ины / и ё  секции  ТЩ  п р и н и м а ю т ся  н а  т о к  1309Д  t ш и н ы  3  и 4 секции  на  

ток 100А.

5 Установленная мощность Р у  при Ведено В  таблице на лист а ЗМ -З.

6 Кабель учитыёоется В  комплекте 30.

7 Насосы  18 и f3  предусм от рены  З л я  В ори а н т а  от оп л ен и я  н а сосной  ст анции  

от  кот ельной. Д ля В ариант а с  теплоВь/м ВВоЗом авт ом ат ические Выключат ели 

QT5t QF10 яВ ляю т ся резервн ы м и, аппарат ура  злект роприВоЗоВ /8 и  19 исключа

ет ся Рриблзам

ПнёМ*

hsiomd 
Тл спец

Тук £Р_
Cm УНЖ

Фобоинпт
биногводоб

Мхунгр биногроШ
Кудрябие*
Лкино&П ш

WS8

ТП  9 0 1 ш / ~ 9 5 .8 9  - Э М

Водозаборные сооружения 
njapvjfpdumcAbMocJTihto am O sloiOrfJ/c для яг*плитиды я<к»е86тлу
уровня боды 6,0 л*
Шестами и Я. Ш ит станций 
— рабленая /й" “  - -

шалинейна.
аКлемия /щ. Принципиальна* •линейная схема. fQxoHWMve)

СтаЗ-у Лист jh cm ci

Госстрой СССР t 
ГПИ Ленинградский

яороклнлллроект
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К онтрол ь 

н апряж ен ия

Вентиль под о у и /оды 
но сна * и/ани е подшил 
ни нов насос о

ОпроВоВание

Т У  или
СО щ и /П О  

управления и 
сигнализации

Реле п р ом е ж  у  -
точное

Реле управления  

насосом

Промежуточно е  
реле Включена#

1

Включение со щита 
упрабленил и
сигнал изации

ъ

Телемеха
ническое
упробле

ние

Включе
ние

1

отклю
чение

1

Отклю чение со 
щи то упраВления 
и сигнализации

f
ВолВрат реле В 
исходное поломени*

Реле Времен и подачи Вод* 
на смачиВоние поИоипхинА

Реле контроля доВления 
Воды на смочи В они е 

/годшипникоВ

Реле - по Вт орит ел ь 
контактора

Реве контроля 
даВпения носа со

ft

У.

S * f

У ' ---££.

BIS
/ -

BIS
" ^ Г

1 L

BIS
/_

J L

S3

n i f

Ф-
H l i

B i t

a

Ш/fef

S i .

Ьп

1г*

От
темноло
гических
защ ит

кнопкой

гi

раса с
Включен

//а сое 
отключен

избиратель упроВнемир 
S P t

Ключ и проб лени я 
S P 2 ________

УП5311 /И З  УЗ

Номер
секции

Номер
КОМПУ

от**— ---- Вкл
-45* + 45*

Я п Л п л п л п А п
1 1 2 X X
S 3 * X X

Я -конт акт  не используется

ТП90! -! - 95. gg-ЭН

ХВриВлзан НачотдФЬбригМуНж£- ш Водозаборные сооружения производительностью от
£*&&ж*ш<,ог/жг«

lirfE&ifi ЪШ9иШ
/л спец. 2h~* />1/1Н контр|---- Рхк ?р Насос 1(2 4) 

Принципиальная схема 
(начала)

Госстрой сссА А 
ГПИ Яем/нсрадепш 
еоАоклнллпроек тI С/п он/*\ЯяипоВа |

\UhBHS \ , I i
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1 С и м а  ёыполнено для NOCOCO 1 
Дам насосоВ 2 и слепа ома логична 

г  Для исключения резкого подгнил но пряже ■ 
ния В Сети при сапозопуеке масасоё 
принять следующие у  стад* о Времени 
реле К71
насос 1~й4с, мо со с 2 '1.4 с, насос 3 -2.4с, 
мае ос 4~4.5 с

5 Уетоёку Времени реле КТЗ примять я Shun # 
КГ 4 -Вс, ГГ г  - 7с

4 See Выдержки Времени уточняются В 
процессе нападки и хкеплуатации

г
Т5

О

*13 KLS KLI 733

П ояснено я

- С ясн о Выполнена для агрегат а, работающего В  группе

из 4 х масосоВ

- ПредусмотриВакте А  4  Вид о упраВпения

/ -  опроёаВание с я и tv ко у г?раб пенил (Я  f 2Я 4 Я ),

2 - м ест ное сблокароВоние со щ ит а упробленил и 

сигналил ащ  ии 2Щ  -

3  - т елеупроВ пение.

В ы бор  Вида упраВ пения о су щ е с т в л я е т е  я  и збира т елем  

e S A 1* у ст а н о вл ен н ы м  н а  Я щ и к е  у п р а в л е н и я  насосом . 

— Пуск и  о ст а н о в к а  м о с о с а  произВ одлт ея п ри  от кры 

т ой напорной задВизкке

При пуске насоса  рроизВ одит ся предварит ельное  

см ачиВание п одш и п н  и  кеб

*  При ВосстаноВяении напряжения после краткоВре- 
п ен н о го  и сч е зн о й е н и » (< 6 е )  о еу щ е ст З л ге т ся  а н т оп у ек  
насоса.

В схему 

сигнализации 

диспетчеру

6 смену 

сигнализации

S H -1 3

и >

Наг
обоз* о-*е*п/г На именоё они е *ОА Примечание

У  механизма
М1 .Злектродёиготе ль РВ112 - 4.2$0*tm, 390 В 1
9Y1 Вентиль 15л лiS2ptAs2S, 0.04 кВт ̂ *223 2 1
Ва Нанометр ЗКМ 19 '  j9*пе*и В **е 

ЛТХ$ Реле потока РПИ-25-1 /
Шит станции управления Ш

СП Выключатель Л 313&Ф93, 1ря€30Л /
Панель управле

ния
ns 130 -4Ж149ХА4

КМ1 Контакты ГТ6053СУЗ 11-2203 1
КК1 Репе РТА • КОС 9• &С 1*з*2.ВЯ 1
FUt Предо*вонитегь ПРС -23’ П'/Э. Гол Вег • tefi 1

7М1.тлг.M J Трансформатор тона ТК-2093 fOOfSA 3
ей, ml 6 Реле РИА 12204 U-22Q9 г
KLS Реле ПЗ-31*4293 U-220B 1
*14 Реле РП21 ЯК УХ Л разетгои типаЗ V-22C3 1
KL2 Реле ртв-93-9ЖА4- U* 2203 f
*13 Реле РП 129ХА4 U - 2203 1
КП Репе РКВ 11 ~ 33 -129-УХЛ4 U - 2208 1
кгг Реле РКВ 11 33-211-9ЛЛ4 (J~222B t 1
КТЗ Реле В А'*53ХЛ4 В ёр 3 30нс* 0-2203 1
АТ4 Реле $А -43УХЛ4 6 ёр 1 Юс 9-220$ 1

Щит упраВяениЯ и сигнализации 2Щ
$лг Переклю чат ель УП53 Н - А23 УЗ 1
РА1 Амперметр J j f S  -2У, О -SCO - 4000А 1
м и Армат уро АС12011 92 и~ 220В 1 геюе*ь*и т€етоои*ь *г*о
HL2 Арматура АС 12013 92 и *220В 1 зе*е*ьш сСеюофил ьюр

Ящик управления //> 4) Я
SAf Переклю чат ель УП5314-С ЮЭ УЗ 1
SB1 Кнопка К£ -01193-ft, ven 2 таАк красньюГ /
звг Кнопка К£- 011УЗ -П, осп 4

ТП 901 f  95 t t  3t1

1MtnomC 
Га rttftj 
Л ro*"r>z 
fa* >0

aW m_ щь _ # __ ж __ JF
Рриёязон

—

Jt “&‘>ра?т£ 
* -•'cszee?' *

Х*ц п&Sa

g z r
Soda 9 a '' - ----?же*иЛ it?*-j* Avam Лие**сб

p *
Касс трлн С С СЛ

UZItH

Hac?c / . - vy Аринципиалй f* ал cterra 
Гоганчамие)

ГПр Лени**рнЗсА ой 
ПОАОКЛНАЛПеоекГ
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IV f

К онт роль

напряжения

Опродоёоние

Лёта-
м о т и -
recxae
упраё-
нение

жиме .pttrp-
g m tu "

Вентили на 
ёахуун - 
н а с о с е

Jf\ /и | * j|

Х л о п а н  f f $ )

~ ? го б

Ж ЗЛУ Ж-XHf»  #—"I

% - p - - h ■ 4 5 L 0i  / « Y  / * * / 1
/5

f-H U шясг

Q -ш .
r  h i г

—

ГК Л 1 IL
Ж-К£1

О

Открытие

|

Зокрытие

Открыт Сиена
лизоциз
положе
нияЗакрыт

Промежуточное 
реле защиты 
от перегрузах

Конечные ёыхлнзчатели хлопано

избиратели
упраёления

Обозначе
ние

цепи

К л а п а н Назначение
цепиОткр /Зранежуп

пало* Ваяр

Ж-s t t-Z
т . д/гглмнз чение 

ВЖиеотеллг з г £ А .
4-£ Сигнализац иЯ

Г и дром ех  о н и  ч е с  х о р  схем а  

N 4  *П

UL

Вакуум-желанны само- 
течна странным линий

SYS

* г г

Регулятор* - сигнализаторы уроёня
s r - r s r - г

S r t ;S r

Труёо Вам изме
рения уроднЛ

_  контакт 
замкнут

0_  лам т а к т
разом кнут

и зби р а т ел и
режима

злг
ЙЗ?[а ^ й

Ш

контакт замкнут

| рриЖлзам

■ В■ н
шл

Как отЗ Фебоийн?» ~хП^

й ш д в е з е д з е Д
'Д Я Я  Е 7 Д У Д  В/

Т П 3 0 1 -1 - 3 5 3 3 -Э М

-Зсэмь/е сбору*- ем и я * 
t/3£3 i ;  '*>е*ъ*1р г т ь *6 о т  A  S а о 
г Of* ri~ Ллл фчллитиЗл* коле 
бЬ*ил ёоЖы to,
Вакуум - насос SBU ХлапанЖ/з, 
ftp им ц ипиоль нар ежена

/начало I

ГтоЯиб Лист JfurmoS

foC e/Ttpov сссн t 
гп х  ЯетннраЯкжии 
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Обилие цепи Вакуум-насосоё S ,8

¥

ен комплект 0 ГД

Кетгож Г ЗОНХМуГ/рь 
гриёр /скуумО 
см комплекс ЯГД

ен конплект0ГХ

7 7
-  f I "!■ $\ ^Ъ. *220 < Д

\ Оа Ое - KL5

'А т

#5

Жотгог Г занкнутррь 
срыёе Вакуума

nt комплексЯГД

' г чгаяг замкнут при
'Хм ВышеВерляес
- оппхект ЯГД

07

“j* w *
- g r k f i f j

1а *2

О -

Л5*
I L

J T ^ - l /г

r_  _  J

м #

О -

U

Реле
контроля

напряжения

Питание
рееуляторо
сиенолозоянул

Реке
рабочего

уроёня j

Реле
аВарийного

уроёня !
t

Реяг 
срыВо 

Вакуума
i

j
Вакуумный
Вентиль
сомотечмо-
Си фСмной
линии

s
1

Питание
регулятора
сигнализатор 4

*

$
Реяе

рабочего
уроВнЯ

Реле
аВарийного

уроВмя

1

I
Ре л г

срыбо
Вакуума

докуунный
Вентиль
сапотечмо-
сиронной
Линии 1

Реле 
Верхнего 
уроёня В
Водоприемной

камере

/ Сясма еостаёяена для насоса 5 а клапана 8 и действительна 
для насоса 6 и клапана 3  с с ост ВетстВующим изменением 
индекса £ обозначении ап порот оё 

2 каждый из на coco £ может быть радачим и резерВным 
j  Предусматривается дВа Вида управления -апообоВанис е поста/ 

SSBf. 630 f и оВтомоточесксе - по у  роён со £  вакуум -колонне ё  дёуя 
режимом .рабочий *- Включение при ми ж  нем уроёне и отключение 
при Вер ж нем и т резерёмый т - Включение при ни Жнем оВориином 
урс&не и отключение при Верхнем

*  Выбор Вида управления осуществляется избирателем S31, режима 
упраВлемил 302

S Ври срыВе Вакуума В линии, работающей В  сифонном резнхнче, 
отключается еоотВететВунщоя Вакуум - колонна {золрыВается 
Вентиль 5YJ или 6Y 3 ) и отключается рабочий и резервный наеос 

S импульсная промь/Вжо сомотечно- сиренной пинии произВодится 
при роботе насоса НО одну Вакуум-колонну путем еры Во Ваку
ума {открытие клапана Д или 3 ) при разряж ении 0 ,3*ге {н * 
по показаниям Вакуумметра S  режиме импульсной промыВки 
переключатели X f/  и 50 3 уетаноВить В  положение опробо
вание и отключено.

Выключи-пели пита
ния ре г у лктороВ— 
Сиенояи за тороВ 

уроёня

IStfsam
1 |г □

KL3
В схему

сигнализации

ЭМ-15

8 схему сое*
молизоцци
диспетчеру

1 / 2

finsобозначение Наинемоёожзе гол Примечание

*J механизма
MS Ухe*mfк,о£uтн*ль ьяи? нь y j  5  JeV6 7
ЛГ1

~Tr?---
JOMJIL
MB

~~Tfi—  
2 32

Вен/пг/НА fz-tfO o OOk*Bm. *2200 Г
Вен и 00* e&m. *2200 J
Эм*’ , +*i.40flV30*, 006x0г. 3200
Выключатель конечный

/

В

Кпмтештно с 
/унтВоЛзн 
к*чхпана

la f
Вгзкуцметр УКВ -19 г

Учтены В
канале* теНТВ

3r 1
* r г Регулятор сигнализатор урсВнл JOT9 3 г

16 Прибор УСП 1М 1
Щит станций упооВяемия 1Ш

5 Of 9 Выклю *ame*L PF20* SH - ЮРуз 6 То - 260 1 &0ок упраёяе 
ant 85130 

ЗП4Г9Ж04

5 *Mf flyer отель пмл 27000» 4 В С просто Р»тй0Я02ООш 4 1
s -r tn Реле ртя - ю t$o» *е  1н9 _ И 50 1
3 -fU * Предохранитель ППГ 0793 In * trr * 6 Я 1

B e n Выключатель 022026 ЮМ93 В 1р * ЮЛ 1 8ла» улраВяе - 
»»и* Ы ьз7- 

за/ьгххяьг-км* 
г -km? Пцек отель ЛМП *501» 40 е приетпсгВ*оСлкЛ/0О»4 1
В K0f Рклерг kofo$ ух ftp Irp * 0 3 0 г **кь*»*елы»ве гке 

Ф***ение кокмт/ея
B kU РелеРР21 002 УХ ли с розеткой Типи J 0*2200 1
5 Kit РелеРП21 ОЮУХЯЧ гаО*ет»эй ronoj 0*2200 7

jf  / 5f 3 Выключатель 063-7493 I о  •2.50 2 J
Ml t. Ki A, 
*4.Xi2 РелеРп21 О02УХЛ4 ерозеткой птаЗ (/*2208 4
K12.K13.
KLi.tlt Реле ПУ* 37'*293 U-2208 4

По месту
S 507 Переключатель ПВО37 осп / 7 Поет упроВлсниз
5502 Переключатель ПЕО?1 исп 2 7 S S S f/t je t )
5'507 Вмоп*а кЕОИ исп * черный 1 ПКУ15-27147-

SSB2 Кнопка В В011 исп 5 кроемый 7 4093

150} Переключатель ПЕП21 исп 1 1 ЛъРУ fl^n гкш Лшяыш Ш2-S3* 
ISO? /Сноп к а Д£ Off йен 4 черный г

•Цдъ* уВЩрщЮбОШ50*0J
537

Z-S03 Кнопка KEOff исп S  красный 1 п к и а -г п н -
8-HLt Арматура 0СГК U *  2203 1 W 9J
g-HLZ Арматура ACT3 О*- 2208 1

BSPS Переключатель ПЕ021 исп f 1 Пост упраВхетхА 
582

00975-21231-
РОУЗ

9-507,
9-502 Кнопка КЕ011 исп 4 черный г

9 5B3 Кнопка КВ011 исп S красный 7

9 HL! АрматяраЙСТК С/*-220В 1

9 ML 2 ВрмотзраПСГЗ t/*?2G8 /

ПриЯяхор

мнз.ыг

сщ
щ.з-t

С Н  гр VL ‘V&flft 
Стам* УЛлимаВя

V C -

Ол

£Ш

ТП3 8 1 -1 -9 3  З З -З М

ч? от О$ г3ы ко-“Он

LCT' рр ИьД/! ¥iJiT,WA

Oa^ -̂^rr -  j w:af<bfC*l зпом2{9\
Принц и пиал л мая ежено, 

/окончание)

] л 1
/тес/проиСССО 0 

rmt яешингродчпш
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Зад£ижка fOfff). Jamfop /4/?S, if)
' 'M O B

Открытие

!Закрыт ие

Открыта
Сигна
лила-
циЯ
кола**

кияЗакрыта

~3io$ f fa c o c  f f f t S )

____________________ _______________1 » !

оРЛно\ Наименование
4tMU* I

Нол. Примечание

3  м ткан из мо

ГКО ЭлехтроЭ/иготсл ь4ACtoos42B J, 2xBrt 3203 1 Комплектно 
с м ектрогриво 
Зон оодвихти

USQtasH
OJ*t#W Выключатель путевой 4
tOSQJ Выключатель ну рты 1
нм Электродвигатель 4ЯХСВ0А4УЗ €ЗкВг, 320В f Комплектно с 

злектраприво - 
Зон затвора

c
offiTtim
fWl'*W Выключатель путевой 4
M S03 выключатель муфты t

tu t Злгхтродвигатель 0,232x3 г, 3208 / _______________
tff-Kttt Пускатель он л -ft20023 U-22Q6 1
KHttKKf
stt.sez Т и л  *QSA

Ilium станции управления 1Щ

Ю-Qtt Выключатель 322026 -ЮНЗЗ -6,1р * ЮА f
блок управления
б54зо-гтгухлч

tG-Krtl
/о-кнг Пускатель ОНА tSOtO*4B с 2-мм ОКА 200,4.12-2200 t

fO-KKf Реле рта а  fг о л  , I и з -г г  а f

н -о п Выключатель НЕ2026- fOHtfJflp 9SA f блок управление 

624JO-26 Г4ГУСЛ*
M-Kta.Ht-KHi Пускатель ОНА fSOtO* 46с 2 нм П*Л200*4 U~?20B 1
Мяк/ Реле РТА/0020*4 Тм.з. шЗ,бЯ f

mf&M) выключатель НЕ2026- тсНУЗВ 1р =/6А 1

I________________
Пост упрощения /osa tf/tsst, r ts s f  teset) \

tOJBJ Кнопка K£Otft исп. S, красный / J>1
to-sat
fP-SBZ Кнопка KfOfft испЛt черный 2 /7КЗ/6-2/.

t&-Hlt Арматура АСТР t/~?tOA f Р З / - 4 М З

to-HI 2 Арматура ACTJ 1/~/206 1

У к а за н и я  no п р и в я зк е  

При вариант е н а со сн о й  ст а н ц и и  j  

- с  насосам и P O /4-tS* 3  ~J зат воры  /4... f€ ore у  reгвун>rt 

-  c  тепловым вводом  н а сосы  t& и  /3  от сут ст вую т , 

flp u  п р и вя зк е п р о ект а  со о т в ет ст в у ю щ ее  злект ро- 

обору доёан ие и ск л ю ч и т ь

OSojhU-
чени*
цепи

Задвижка^ зат вор Назначение
цепиОткрыт Пропекут, 

юлолтеки*Закрыт

S02 2-f отключение
2-3 /и гнал и лоция

SOf
ton 0ГАглтоуе*гие~ Рви аггел я
tori Сигнал изация

т
S-4

Не иеполллуегелS-6
305 SzT

8-3

Обозначе
ние

цепи

Нормаль
нам

работа

Авария
при

закрыт.

Назначение
цепи

&-SOJ fJ-tf _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ I

v-ts
1
___ I Не используется \

~ контакт замкнут

T n s o t - i - s s .e e -э м  J—
—

Л) йй
Привоза* -

Hoi. отд 
Гл епеи
ИКЛыТл

Фасоичмо*
SifHeeooCci 7 & Г

аз оо производи тельногть лс? о т 05
dofOrti/c Оля амплитуоЫ кол edct+ия чооСмя КсЗы 6 пваш

— “ ПКыМ/р
&* ер

l̂/4/Qep/JCC г
ХЗзяоаевс Задвижка tO/f/i. ЗаrdopHfa.tS) 

Насос fBftJJ 
Принципиальная схем*

Госстрой СССР I 
гпн Яенинереамши 1 
4(Ц0КЛНАЛ*Ра£КГ j

НнбН*. _ Ц
Стоим Акимова 1

—
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Пуюебые Вь/кл точа тел и

K Ll
'ST"
x t*

7*3

С$о* мо
чение 
цепи

J a m  Вор
1---------------
Назначение

цепи
Скрыт П р о н е с у  г 

Мл&мяие Закрл/т

лаг 2 3 | отключение 
пампомлиегеяш

sot *гЭ гТчТГгТТгкжШШ1—"*Ч*а <г Неиталыиетгя]
SQ* S-4

, II*

5-$ м*ммн Cu t h o w j o u o k

SQS 3-1
5 к

Неистолллуекгсл
C iH M O A V J O U tS *

rts
JA1

ТУ 0 N  w .  K*Z
3 ' l l  r - ' ~  

♦ r ' I
L J fL

i n

Ш

выклточотел и
нутрты ограничения крутящего момента

l/зВирателА упраВления
в / Н

Обозна
чение
цепи

НОр/ЧЗЛЬ -
мар

работа

Аёария
при

талрьшл

Назначение
цепи

S43 fits Сигнализация
a rt Неоспсмзуегем

N*
сек
ции

tPT
КОМ-
такта

ту с Место
iAS* 0

Л п л п л п л п
t t г я

3 к я Q,

—  контакт замкнут

Вел ш контроля 
Напряжения

Не cm  мое 
управление »1

Теле -
управление

нС/сст нае
управление

Реле открытого 
п о л о ж е н и я  

3 от бора

Реле закры т ого  
полож ения  

зот бора

От крыт 5 5 
? !

||Закры т

Реле зоклини- 
Вания муда/пы

В  схем у  
сие нал и за ц  и и  

B/Y-/3

В схем у
сигналил ации  
В и сн ет  ̂ еру

Роз
еболма-
геми* Наом еноВание **6А ? * * * ! 
.

У  м е ха н и зм а
ttf?. ЭлектродВиеагелъ [ 1 Р  Лк$гш320е 1

к
Комплектно 
Г тлел rponpvSodo* 

jam  Вора
w, ms 
м*. М Вы клю чатели путеВ а и
г г -30J Выкл ю ч а те  л ь н у ф т ы t

Щ и т  с та н ц и и  управления /Щ

i f f Выключатель АТ горб ■ ю н уз  - б 1 р * Г  ~]А  | f блок упраВлемия

d — DKHt'KHT Рус к отель ПНЛ г50/От *Зе2-няП*л 20От*, */20$ f
KKt Р г л е \  J  Л ^ » Г ~ Ь 1 I . _._m
K it РелгРП2/ 0Г0УХЛЦ грозежаи ти п а  J  О*-2208 t

XL2M 3 7\?леР02/002УХЛЦ <• poiertou ти п а  3  0 —2200 г
Ш РелеРП2f *003УЗЛЦ с розеткой ти п а 3 и -2203 1

Я щ и к  управления /2Я
ЗА f Переключат ел ь у п  5311 -е г г з у з f

ш .з в г Кнопка КТО//УЗЯ ucn*t черный г

303

H i t

Кнопка Кб Off УЗ-О  аса St красный f

Ярма т у р а  PC /20 //У г  2208 i Красный 
с Сего фильтр_

*12 Р рн а тц ра  PC/20 /ЗУ2 О  ~  2208 1
3*лен2/й 

сКент rpt/ль mp

1 I -  Ванные см  т абл иц у

Таблиц а

Тип
насоса

Эл ектродВигот ел ь 
затВора бл ох  упраВ лен и я

Жномер
Тип

Мощ
ность,

K 0 T
Тип

Нониналь
ИШ ГОК0&
целителя, А

Тип
реае

НаереВагель
мьпГ ялененг
реле, А

20A-1t*3l /2,13 ШС7/А*УЗ QS
$5*30 -
г*7*гухл* 3,15 АГЛ-/ОО10Я* и

го л -r t ‘ Н /з,*з ш с &а ш 1.3
55*30-
гбгьгухля S.o РТА- /00/0** 3.5

ТП 90 f- f  -95  г » - э м

Ярибяьак к.ъV.£

Робяичнм */? о;& 8оСмоТооние сооружения 
произСоОигельностью от 0 5 
до/0нл/с 0л я ачплитудыко- л̂ ЛомоЯ УПО0НЯ Ло0а/ к н

Стодил /term jftfCToB .
Слепец JUHOTOUttoi Ч & Г

Р 12
Н'сн/р ?{/мСеродз£ W ZZ
Рукер. rhm. Jam  Вор /гТ/з) 

Принципиальная схема
Госстрой СССР J 

Г ПН ЯенцмгроЗгкчй 
МОДОКЛНАЛПРОТКГС/пинм Алиноба

Hm£N*
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5A1 H it 0

Реял 3Вт Лен* KL3 *■
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ik s a i
MSQ3

Зат вор  *3  

15X1
Двигатель М15 

1556*
15501 
15503

Затвор/6

*5Х(
Двигатель М*£ 

1SS91
*ssa*
15503

Х*0-* 

ХМ 3

Х Н *

ХН’З

Х12-1 
х 12-2

К13-*
Н13-2

ХМ *
Х1к-3

Х13-1

Х15-3
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Sie/Ы  
»в-гя 
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m u
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Hi
*sum  
n uxa

H0C/H9 
rsa-м  

k$
es u-tn
139-sn

kiC/ki
vs a rm

ki
nusn  
is am

Про-
тлж
ной
лыих

Н*

3/к
3
*
3
3

3/к
3
1
3
3

1
J/S
3
J
J

*
2/3

3
3
3

к/3
3
*
3
3

ф3
1
3
3

5/3
3
*
3
з

Моего

Teutili
fejCLUL
к.*е*/я &аиаа
Р** ГА. ЪФР,
Cm и*л/

Шытих
Выр&еЫ

Хрип

! Ё г

XZKZJL

К ев ель
Пб РРОСГГП /

Xlptf f/r/nXt . ,
хаб/лей, Длина. Моема
число и 

течение ягим,

лхввг
ПВЗ

[ЛХВВГ
ПВЗ
пвз

лхввЛ
пвз

ЛХВВГ
ПВЗ
пвз

Лхввг
[ЛХВВГ

пвз
пвз
Пбз

5ХВВГ

ХХбВГ
лхввг
пвз
ЛВЗ
ЛВЗ

лхввг

ЛХВВГ
ПВЗ

лхввг
ПВЗ
ПВЗ

ПВЗ

м*?5 
3*1* щ  
10*2.5 
iff *20) 
t(**f,o)

m e j  
3(1*20! 
10*15 
5*1/ Ю) 
1(1 *1.0}

19*15
Ik* 7.5
Jfftf'B)
7(1*10)
2(140)
10*25

19*7,5
ik t i j
J(MiO)
7(1*10)
2(1*10)
19*1,3

10*15
3(1*10)
10*2.5
5(1*10)
1(1*10)

ЙХ.ВВГ 10*2,5
3/1*10)

МХШ 19*15
ПВЗ
паз

ЛХВВГ
пвз

лхввг
ПВЗ
пвз

$(1*1,0)
2(1*10)

10*2,5
3(1*10/
16*75
5/1*10)
2(1*10)

9
2
15
6

25 
10 
$ 
21 
€
26

29
29
9
U
5
го

25
9
3
15
5

27 
9 
3 
1f  
6

is
9
3
is
в

Проложен
Хсм^еащ

jrsf'fPPA

J 2 j j

числе и 
а**»*/жид
rof/лей ДНщ

WJf
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пРоизМаСит/льносл/ъя am US 
оа to »*/* б ля onnfiufnvev 
г  влево ни* чромня Хсбы 51л.

Кавепьный журнал 
(начало)
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вбазна-
чемие
ковш

Трасса Прокаб через Кабель

Начало Конщ

трибу Про-
тяже
ной

ящик
не

но Проекту прол иж ем

Обозна
чение

Диа
метр
по

сток
Шту

Длина,
м

Маяка
КвшестВо 
кобелей, 
число и 

ичемиершл, 
напряжение

Анина, Марко
Кшличесмк 

ховелеи, 
числи tt 

cewm/e mv4 
напряжение

Длань
м

вран 17

иП -1 Ш Панель 7 ( r a t К17-1 33 1 язвг 3*¥* 1*15 20
Н17-2 1701 Двигатель М17 К Т ВО

Насос 19
К 19-1 1(4 панель 1 18 К М » u - t 33 1 яввг 3*2ДНП5 20
Н19-1 18 к м Двигатель М П Н18-2 33 э язвг 3*2,5 6

Насос 19
Н 19-1 191 Панель 7 1S K M 1 Н19-1 33 1 Яввг 3*2,5 *1115 25
Н19-2 19 К911 Двигатель М19 И 1f-2 33 3 яввг 3*2,3 5

н 1Я 1К Т П  Ш к о т » 1 IKK 9 яввг 3*95*1*35 15
н16 1 К Г П 1ККУ яввг 3*95*1*35 15
лея 2 ктя ш а п 2 К К У яввг 3*95*1*33 15
Н76 2 К Т О  Ш к о т  1 2 К  Х У яввг 3*95*1*35 15
нЗ 1К Т П Ш К0Р1 01 ¥8 1 ЯВВГ 3*25 30
к¥ 1Ц  П о  н е м  f 04 Панель 7 якввг 7*2,5 15
н5 114 Пан ель 1 214 яввг 2* t,5 26
нб 114 ПОнель 7 214 яввг 2* 2,5 20
А 7 114 Панель 7. КС Н9 К7 ¥9 1 якввг 10*2,5 35
к9 1ц  Панель 7. КС Н-ш¥ К О ¥9 1 ЯКАВГ 10*2,5 35
н9 К С  ы?з 5 7 3 Н9 25e/iS т яввг 2* 2,5 10
ИЮ КС H t ¥ SY3 Н Ю 25е/25 3/1 яввг 2* 2,5 10
к 11 КС рн 3 S3/ К11 33 г якввг ¥ *2,5 3
К12 КС Hi ¥ S B Z т  \ 33 г якввг ¥ *2,5 3
к13 ч ц  панель 7 214 ЯКВВГ 10x2,5 20
КП 1К Т П  Шя 67*1 гы . якввг ¥ *2,5 25
К15 1К т о  Ш Х0Р1 г к т п  h j x o p f якъъг 4 0 ,5 10
Н15 214 Ц и т  к онтрол я яввг 2*1$ 5

|
Па не л ь 1

Ob,
Число жил,

CtVtMUt,
напряжение

За 95* 1*38-1,0 
M S  -ди
3*8t4*н
з*¥ *1*2,5-455 
2*¥ -9M
зд ои в гн к
S a ls  -4*6
2*2,5 -0M
u m  -4 #

.1 ;Ш .

л и г
Sat ятел

ной

SO
30
35
20
f t
45
95
fST

W jl

SO
30
3S
20
92

95
2S7

f
КГ

30

ЛП$

m

прободов. Оми* i M.
Число ж и л ,  

сечение, 
напряж ение

ЯКВВГ
ШткпоЪ ш  нйШ*5йл9щатоОЛл$тмщ

19*15-0,55 
(5*15-9,55  
10*2,5-0.55 
7*2,5 0,55 
0*2.5 0,55 
1*1,0 0,79

М аяка

2 0В/из /

95
i l l
388
11
¥3

£K Sjr_

?чл fit * /
95
т
474
21
¥3

M l
гоя tin /

M L
rf/ ffuj

J 22

995 218

Сводка труб и металлоР?*<*Вав

Наименобание (НазначеныПО
стандарту

А ли на . м
Наименобание

Обвзнагенш А * \ на, м
----ШЯЬфаГ^зпш -1*9 3 - 7 ШЛЯ MOCOtQiпа Гfry-1—

ПО
стандаегу наш об 

гва-1ыи
*•»насосы 

гta in ,С к*т*Мнад 5е*яателнад
с мотельмод__

Вплетем
r_ J*вй—

Трубы стальные 25*18 39 38 38 39 Металяорчкава рз-и х и- 2* 42
ялеатро'бармые 33*2 20 12 20 п ГУ 22 - 398$ - 77 • ПУЗ
ГОСТ 10709- 78 ¥8*2 39 39 51 51 р зи г-и - 18 27

-2293

Трубы полиэтиле 50 С 5 S
новые ¥0 С 18 30
ГОСТ 18599-83 2SC ¥9 41

%л

УслоВни, оГозначмия-

б Т П -  Комплектная т ранс т рм от огнал п одст а нц ия
1Ы -  Ц ит  ст онц  и  и управления
2щ - й и т  управления и сигнализации
Я -  Ящик управления
г -  вентиль соленоидный

S3 -  Кнопка упробления, п ост  управления
SQ1 ~ Путевой Выключатель

S &3-  н у ф н т а  к р у т я щ е е  м о м е н т а  
а  -  Я ц и к  С р у в и я ь н и к о м  

К К9 - К о м п л е к тн а я  конд енсаторная у с т а н о в к а  
К С - С о е д и н и те л ь н а я  к л е м м н а я  к о р л о к а  
X T  -  Ш т е п с е л ь н ы й  р азъ е м  
К М  -  п у с к а т е л ь  
X  -  К л е м м н а я  коровка  
о -  Трубы  з а л о ж е н ы  8 ч е р т е ж а х  м а л к и  Ю К

У ка за н и я  _ не п р и в я зк е ;

1 Кабели затворов 1к .95 для варианта с насосами
20 Я-19*3-1 иск лю чить

2 Кабели насосав 19,19 для варианта отопления насасной 
станции от теплового ввода исключить.

1
ТП901-1-95.88-ЭН

| ПриВлмо* ФаКоичиОН ш Ооааьавешмые сооружения 
n*ou)6ooume*iмост*н> от а з  
во (,0м1/с Вяш апплитхды  
КОлеОани* уровня Зобы е н

{fliliU. i W;t’UnM Г.ГЦША
ВиноеяоВеб S E E Р  \ 20 \винлюодяВ 0ГН*?

Пул tP KvfafiSufBo Кабельный жчянал 
(окончание)

Госстрой СССР 
ГПН ленангяаасяий 

ВаДаяРняпароея*
Pm vmjm ЯкипоОо!

1....... ................. I------- 1 //liiif А . / Л/йше
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В труба* \

i f f
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j itnpyjc __

В трубе

Па шинный 304

с нзнта&снои

I I

m <L
1.3

площадкой

6000

f  В и д  no ст р ел ** В
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TJpysS

'y ^ J L .fmpyfe

)mpuh
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ш
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no orrt\S500
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Шкаф
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/IKMf
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J L J U J f jv p jd f l
f  BpodoAMCHue ch. гроект
Внешнего —глектроемабжеиия

k 4 ; * S
«* '/ {  кЮ-fi Kf?‘ft я 19-6, HtO* f 
H $-f. « S -г . *0 -3 . e t - 4 j  * r - f

n 4 -f- * 4 r f

к г-3 : к *  Ь  кЗ -3 ;« 3 -4

a h lU L ii t .

nf-1. Kf-5 __ ________ _
«1 5 4 : Kf6-t ; H t i-f i  M tf-f, Л Г  
K f f  - < « 7 3 / ,  H fJ ’ B «7 4 -7 ; HO 
K/-3: K f-4 l U 6 ‘ f j К б- l j  КО-/K/(Xt,*/

B7-B_2_
Яро&олтение сн проект 
Внешнеeо глектроснаВлксния

5581, 6S3/
-JOB-7 m s

Котельная

С

Танбур

блекли 
на колонне.

--- лз/

ТП901- 1-95.SS-3M

и------ tftrivmdФобршнин Vdf
Ьривлхен Гл cacti Винограде! Водозаборные сооружена* 

паоизбодител * на cm* to от 0,5
OO /.ОнУf Зло амплитуд** КО- 
лобана Я уасЗня <?&<?*' 60**

СгабияJhcmДостой
Илонгр Виноградов

fi t1Рук tp #*Ьл£ие&
t/нжеисрСологуб 1Wb. Ялонрасположения улектро 

оборудования и лроклаВка 
кабелей /'начало)

Госстрой с с ее ,
М и  Ленинградской
зпА9кянллпро€к т  ,ш ш

IT
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 V

fog
mm

tfi
?.

Нерке,
лог

0баз м о ч ен и е Ноимеиобонае Вол /facet/
ебрг

■ Ярине- 
| чение

67 6370М УХА 2 Ст оика 5
И зделия заВобоВ ГМ  А

68 него 1

I1.1

г
Изделий пс чертежам

69 4 4C1-SSS-<X>fve/i S Настенная одиночная
кабельная конструкция
с  полками Н т4б0 73

30 4 407 255-002 uen 4 Г о ж е  Н-бОО 25

3/ 4 407-25S-O03осп 73 То ж е  77*600 14_

32 4407-255-O fSvcn 4 Потолочная обиноч-

ноя двуст оронняя
кабельная конструкция ~6~

33 4 407~895-047иея 6 Вожу к бля уащиш кабеле*._2 _

34 S 407- 7л /3  осп  б Гибкий токопоббоб

к  ал с к т рот а л я  н f
35 5  407‘S S f  780-0/ Ящики серииЯ63на/&0Л 2

М ат ериалы

36 Ас/Г/'стоцегбсп/лнб/и
[ ---------------
I рост 7200*220*2

ГОСТ 72/24 - 75 26

37 Го ж е 7200*400*2 6 _
3 S ШСеллер Н/02007224071 ?0М *,S

J-3

0*00

H_fA. MfG< 6 3 , " 5 .  н 5 -7

м2Ан2бгнб- f. нб m7- f 
Н /7- f

? л * г  t r t  S .* 2 - f  x 7 K * -t  х/2- t  
s -2 к  f?  6 к/4-/Ж О t.KГЛ. 

kJz.4.a 4-^x J 5 k -9.k 6.k S-/ 
кб2к13-6к/5  * «

— 1 ^  Га б е ли  п р о к ла б ь ^В о н /тс я  
В  разделе  ATX

Г^МЗбХ~~ "' 7̂

н5- /г н б -1 « ?  * »  л. т у - 1 

/0.2036

__ * 5 2  кб-2  к6 -/к9 -7
x iO -f.k iJ -f.K l * f _

J&16_

Кабели прокладь tBan/mcp 
бр а зд ел е АТХ

ПГ

\Ч»

Таблица за п о л н ен и я  спец иф икац ии

hop
ко.
лм

Количест во g turn
Подозабормь/е сооруж ен ия

с насосана 20Л ~/6*3~Т с насосами 24А~/2*3-1

Отопление
от

котельной

отопление 
от Внешних 
теплосетей

отопление
от

котельной

отоЯл ение 
о т  Внешних 
sne/jflo сетей

3 4 4 1 7 7

/0 г — г —

26 я Я i f 17

27 78 76 2/ 21

1 Данный лист рассмат риват ь совместно с лист ом  3 /12/
2 Чертеж Выполнен на основании архитектурно- строительных, 

технологиуесхих и сантехнических чертежей типобосо проекта
3 При приВязке проекта, б  С 1 прастаВить оборудование из таблицы

4 & скобках приведены  банные для насособ 2 4 2 -/6 *3 -1  

6 Ш аг крепления кабельных конст рукции ~600нм

6 Кабели н а сособ  16, 73 и  ялектрооборудобоние Зля Варианта 

отопления насосной ст анции от  тепл обо го ббода  - исключить 

? Кабели и злектрооборудобание затбороб 74 /6 привязка
для Варианта с  но сосана 20А~/6*3-1- и ск л ю ч и т ь------- ----------

6  /С абельны й ж у р н с / А  -3 /1 /9 , 37160  
* Трубы заложены б  чертежах марки Г  Ж

Рнвн*_______

ш
& ,к% \

~ ! J
Обозначь ниш Наименование ^<М Л 

9
Ъесо t 
д,хг

Tpunt-1 
уание

б л ек л ?оообору до бон и е
г ,егП-630- 24 93 iкомплектная трал-

ТУ-/6-674 029-84 ,с формат орная "

Альбом w  1л зм п и ш  *юдстанция /КТП ?кТп г 1

г  ■Ш Н  0J2 200-6003 *Комплектная конбеН-
ГУ  76- 530- 209-62 гаторная устаноВна

7669,2669 г
3 Альбом*" 1л ЗМ ЗШ -5 Щит станции у  проб-

Аения 7Щ 1
4 Альбоме) 7// Зм 3302-7 Щит улраблениЯ и

Сие нал и  ю ц ии  2Щ /
5 Альбом*» 1л 3713302 0 Ящик упраблемиЯ

/Я 4Я 4
6 Альбом № fa  ЗН3302П Ящик япрабаения 72Я 1
7 8 0 3 -3 1 -1 9 8 Ящ ик с  рубильникам

7767 .07 2
2 П 6915-27 747- 40УЗ Рост упраблемия

5587, 65 87 г
3 ЯКУ /5-21231-4053 Рост упрабления38/582,

7658< 77387/4337 /638./ сгз
70 /717А  -722002В Пускатель моени/лныи

ГУ 16-644 007-63 766М1, 196М7 Z
17 Пускатель могнотньы/хгп 7 ПрстаСл*

*П?А.__
1Z 6 чопко у  проблемах /38

С ACVtftfttw
9гнон*

73 РК 40-4. 68  40-4 Штепсельный раз им /Х77 7
и зд е л и я  зобе боб ГЗГ7

74 НА 26-0293 Лот ок 45
75 м л 4о - т а з Лот ок 20
76 НАПРУЗ П риж им 300
77 M JI-94SV 3 Угла Во и лот ок 25
72 Н А -Д У З Держат ель 60 1

19 8115793 Скоба 96
20 к т м з Соединит ель пере-

городок 25

* f 6115693 Ключ 3

22 6 2 3 8 9 2 2-образный профиль 6
23 6/01/298 С-образный профиль 7
24 6766293 Гибкий ббод г

2 5 6766693 Гибким  ббод 6

26 9 6 /5 А 93 Гленн на Я  коробка 5X7
Ш .Ш  9X766/f/Х//2Х/ XX/' 1

Т П $ 0 f t - 35 8 8 '3 /1

Водозаборные сооружения 
проилТодителъностыо о т
0 5 до 1Vм-*/с З ал амплитуды 
кол с дониЯ уро вн я  АоСы 6 a  ft
/7л он расположения злев/ро 
оборудования и прокладка 
кафелеи /окончание)

Crodkjjf] Jfycm\Jfosimi

22
Гос слороа СССР , 

гпЯ Ленинградский 
BOfiJfKЛ НА ХОРОГX Г
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П лан н а  от м О ООО
П лан  н а  от м  4 fSO

^*Ё&*Л*>1£вЙв£ . 
долее

к /годкрана fats 
балле

Уелодные обозначения

Ораллодыбаенор ноеистраль зануления 

Металлоконструкцийf ист.зльзуеные 

$  качестве магист рали зануления  

Закладны е конст рукцияt яредумчот  

репны е б  ст рои т ел ьн ой  го ст и  

проект а

1 б  к и ^ ест бе  з а  з  ем  ля/о щ  е г о  у ст р о й ст в а  использует ся  

о р н о т у р а  ф у н д а м е н т о в  и  с б о й  здани я  

А рм ат ура  с о е д и н я е т ся  за зе м л я ю щ е й  п е р е м ы ч к о й  с 
З а кл а дн ы м и  а л ем е н т а м и  н а  к о л о н н а я  зд а н и я  У к а за н н о е  

со ед и н ен и е  б ы  п ол н ен а  €  черт еж ах м арки P /Я З а к л а дн ы е  

Э лем ент ы  я в л я ю т с я  т а чка м и  п р и соед и н ен и я  кон т ура  

За н улен и я н а с  о  см ой  с т а н ц и и

г  Сопрот ивление за зем л я ю щ его  у с т р о й с т в а  н е  должно 

рое& /u s а/7?б 4  Он

J  П р и с о е д и н е н и е  п р о б о д н и к о б  за зе м л е н и я  в ы п о л н и т ь

по т иповом у п р о е к т у  S  4 0 7 - /1 т З а зе м л е н и е  и  занул ен и е  

зл ект роуст ано бок * Рабочие ve/om eotcu, /Э дО е  

4 Н ейт рали т рансф орм ат ора# и  б е е  м ет аллические н ет о - 

кобедуи/ие чоот и бы солобольт ноео оборудован ия за зем -  
лит ь пут ем  п р и со ед и н ен и я  к  б л и зк о й  из им закладны м  
элем ент ам  Таким ж се образом  зо н у  лит ь и  б ее  

м ет аллические н е т о к о б е д у щ и е  част и низкобольт ного  

елект рооборудо/ам ия, кобель нб/е ко н ст р укц и и

5  В  ка ч ест ве зазем л яю щ их пробойника# испаль зобат ь  

мет аллическое обрамления каналобл опорные м ет алло

конст рукции щитоб^ ст а л ьн ую  п о л о су  Р 5Я4, чет 

верт ую  амилу кабелей

tfeprot 
пол

О бозначение Наиненабание Кол
м

Но*со 
ед яг

Ярине
нгние

М ат ериалы

1 Сталь полособая

65*4  ГОСТ /0 3 -/5 90 & 7f

—

Т П 9 0 1 -1 -9 5  S 8  - 3 H  |

Г
13

UffiufMMOH Начали; I1

Г Ш ъ 8одо;о6орпь/е сооруе-гпия  
проиМодител i кос/ту * *о о т .
&S3o /Он Н* Я*л ыг/** vmud и

Ж0лс/а*и3 jpo /км fo'Jbt НО н

трФМА W/46̂ 7}.6
Гл спец iuttecpoch; Ш г

е  | « |
—

Н tenfjj Pjne*«eJe{ W ^ 7
- ~ Рук гр Сеть заземления и  

зануления План
Госстрой С  С е е  г 

ГрИ Лени^грайс/ш и  
волокЛНлЛПРО£к Г

(/«капер С о л о гу б Уша/.
инея* _ \ 7

______
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J i l
Пт* г  . 

•  - - ■■ -«1

OdajHOHCMUt И аименоСони* Гм fierce i 
гд,л/ Ъине-

чение

Изделия забодоё Г$М
/ </3330# Секция пряная 3 чГ
г уззчгм Сскция пр игоедино -

тельная 1 к
3 У3347Г1 Секция подгоночная 1 [II
ч У 3337# Крышка углоСаЯ 1 4 4*

Изделия по чертежам

5 5 M l ’ llf3 2 0 M 4 Установка усладой
крышки t

6 5AO7‘ llt3 1 0 M 4 Секция Подгоночная
Монтажный чертеж 1

7 5Л0У-П 1300 МЧ Соединение секции
шинопроСода 4

g S401-7*. 1 tSOM4 Установка шимопро-
Сода под монолитным
| перекрытием /

f. Специф икация сос/паСлена //а один шинньш мест  
l  Прокладку ш инОпроСода Сь/полнить по типоСому 

проект у серия 5  **01-11 т Проклодка п о  г аст рального 
ракет ного шимапроСода ШМА МУЗ но 1600А *

J. Подгоночны* секции nos. 3  укорот ит ь С  соотСет ■ 
Ст ёии с разм ером  , указанны м  на чертеже

Л - Л В и д  по стрелке 6
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Вист ВаапеноВание примечание

_JL_ Общие данные
2. Электрическое осВещемиб. План

В е д о м о с ть

В е до м о сть
ссы лочны х и прилагаем ы х д о к у м е н та # .

Обозначение НаименоВание

4 407-г 36

rnoof-f~ УЗее-ЗО.СО 
Яльбом ТВ г

rnm -f- звее-зя за  
Вльбон Ш

т ?ш а-зт -зоихб

ш в м - в ш -эо.в р

г п т -  /-9В88-30ИВВ

Ссылочные докупем ты  

Уста н о вка  сВетильникоВ с  
лю м инесцентны м и лам пам и 
на ж елезобетонны х фермах 
и перекры тиях .

Прилагаемые докум енты

Специф икация одорудоВания

Ведомость потребности В 
м атери алах*

УстаноВ ка сВ етильникоВ  

РСП f t -  480 и ЯВЯМ-2*40 н а  

кронш тейне п а  сте н е . 

Ведом ость збъемоб электро
м о н та ж н ы х  и  с тр о и те л ь  -  

ны х р а б о т .

Ведом ость з л е к тр о м о н та ж 
ны х к о н с тр у к ц и и  и деталей;

И :
%

<•

&!
1
Л

1
I
1

подлежащих изготаВлению
I Спзз.____ ______

Рабочие чертежи осноВного комплекта норки 30 
Выполнены В соотВетсюВии с действующими стро
ительными норнами и праВилани и  предусматрива
ю т технические решения, обеспечаВанзщие безо
пасность при соблюдении установленных праВйл 
безопасности эксплуатации здания.

ГлаВныи инхсенер проекта /МРВ.ВеляеВ/

Общие у к а з а н и я

1 ОсноВные показатели асВенш тельнои установки:
а) освещаема* площ адь -  3 /0  н  *
б ) у с та н о в ле н н а я  мощность осВещения:

~ рабочего - S,2 *3г
- йВаридного -  2 кВ т 

В) число сВепгил ьмикоВ - 5 3  ш т  
Z) число ш тепсельны х розеток -fS w m .

2  Напряж ение с е ти  осВещ ения:
-  общего -  330(2203, напряж ение л а м п - 2 303
-  переносного  -  зез.

X ГрУппоВая сеть В ы полняется кабелем 
6 3 3 Р  сечением :

-2 ,5 кВ .м м  - с е ть  3 3 0 /2 2 0 3  
-  У  кВ. н м  -  с е т ь  3 6 3

4 При Устано В ке сВ етильникоб н а  
коробах К В / се ть  В  коробе В ы п о лн яе тся  
проВ одом  ЯП8  сечением 2  кВ  мм.

5  К абели п о  с тр о и те ль н о м у осноВанин? 
праклады В ан?тся на полосе 2&х2, с  крепле

нием  п о л о с к а м и -п р я ж к а м и .
$. К обели на  вы соте 2 м  о т  п о ла  за щ и щ а ю тся  

проф илем  К  235
7> В ы к лю ч а те ли  и ш те псельн ы е  р о з е т к и  со  

С те п е н ью  з а щ и ты  ТР Н З  и  Г  Р 4  О у с т а н а В л и - 
В а ю тс я  н а  с те н а х  с пом ощ ью  ск о б ' к /30.

8  В о  Всех помещ ениях В ы п олняется зануление  
о с В е ти те ль н о и  уста н о В к и  6В0/2208,
согласно пзз.

9 Величины осВещенности приняты В  
саотВетстВии с глаВои С#и/7 Ж -У-75

п В с т е с т В е н н о е  и  и ск усстве н н о е  асВещение. 
Норм ы  п р о е к ти р о в а н и я . *

Ю. УслоВны е обозначения п о  r o c rz / e o e -e y .

В е д о м о с ть  объем о§
ьлеьп.рОмонтажмых и строительных работ (30 ЗР)

ЛЯ
Наиме ноBq ние 

Вида р а б о т
23. Код Коли

чествоV3M Вида
СВстильмики ~

± . с лам пам и накалиВ ания и/т /3
г с люминесцентными лампами ш т 33
3 с газоразрядными ланпем и и/т 7
JL Штепсельные разъемы Выключатели ш т 4S
5_

~6
Трансформаторы понижающие ш т f
Кабель силоВой км 0.57

7 ПроВод изолироВоннь/й км 021
8 Трубы  м е та лли че ски е км aate

Ведом ость э ле к тр о м о н та ж н ы х конструкций и  деталей, 
подлеж ащ их изгатаВ лению  В  МЗЗ (з о н  з б )

Поз.
Обозначение

ч е р теж а НаиненоВание Кол
Приме
чание

1 ТП90(- f-99S0-JOKC6 Кронштейн со сВетильникОм 
р с п  / л  чао- заг

7

2 ТП Э О Г-М Р.М -Ш С к Кронштейн ео сТенш^^ниног* 
Л в л п -Р -2 * 4 0 3

9 407-г 36. -SJO аеп 2  
4 4O7-?3S-070oei>- f

Зиния из сВетильникоВ на 
коробе х л /

3
с С (лс о о ч  ~2* о ), длина  

линии /Он; подВес 6,7м /

4
с 5 ( Л  са№ ~ 2  *40/ длина  
Линии Э. 5м, подВес 0,7м (

5
С 2 (/2 0 0 4 -2 *  40), fa u n a  
м н о й  З н , лодСес 07/у 2

€
с 4 (ВЗВМ  -2 л  40), дли н а  
лини и / /  м, подВес /м Г

7
С 3 f/? 8 JM '2 / 4 0 ), fa t/н а  
ли н и и  Set. па&Сес 0, 7 т /

~ ' приВязан
\___________________

!---------
1 шВл/t  I

1
/77- 0Of- f- 9 k  8 8 -2 0—

п т беляеВ
ШхтдГа /ууду

fafyawiih
ЗиагрзМНипйграЫ.
Хслвдемс

3а3а*а6арны£ соер/лслкчя по а и з Сада™ аль пас, -rj>rc о*> 0р VoLU<kVc Зляаъмуттыко- Агпамия /ро5*я Сады ССп...
\ CradusA\ Ласт̂Х Л* ста

Т & Л €( И z rzft км г о 
Рак го

Общие Вапнью
1 Госстрой СССР 
Vox Ленинградски- Зодокя налпрое/иияти

Ш№ЬШ
ШЕТШЗ ct
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Э к с п л и к а ц и я  п о м е щ е н и и

Т

Я -Г
a i

Г*&
1

Н а и м гн а Ёа  н ие

категория
проозВодстби
ПО ВлрьбHOUf

ВзрыВо - 
пожарной 
ti пожарной 
опасности

t Машинный гал с номтокс- Д
ной площ адкой

2 Помещ ение рем онт ной д
бригады

3 КТП  и ПСУ А
4 £  ом улел
S Д у ш е в а я

6 Там бур

7 К от ел ьная А
2 Щ ит овая А

О бщ и е у * ° з  ания * лист  /
Помещение 7-только Варианта
с котельной.

П/шКАНТН

Б с Jot W*. <п ь у-зло ё  уста н о в к и  j a  е к т р  и уе с ко г о oSaрудоВания 
н а  п л а н е

Но* агд

-
Пол Обозначение

------------------------- -— •?
и  i

алиусс/п/о 
л А Кярчанпв ,Приме

11аименооание с
п
*«- J\rt во ( r/.MJV чание

1 ТП901-1-Ш*-эйнсё 1Светильник *ш кроншгги**с 
РСП 1t -900 ■ 0Q1 7 7

2 Г Я901-1-8522 -ЗОН СВ {Сёетильник на кронштейне 
ПвАМ -р-2/40 3 3

9 407-гЭ6-030исп г 
9 907-236 ЯЮ  'ОимиЯ из светиллникаВ на корой*'

3 <фсоо 1 - /х 9о), длина линии ЮмпоЗЁ9J* 1 1

4 S(flC004 -За 4&1 длина льхии 9.5м. яодвссЦ?м 1 1

5 ?&Ш9 гт Wjfot/HOлинии Зпмдбсс 0,7м г 2

6 фвлМ2х4о},длина линии ПнрадВее 7м 1 /
7 З/ПЛ/Ш ?х M)t Элина линииЗпрод&ес о, ?и t /

В
СВетильник на крюке н& штанге 

ЯС004 - 2x00 2 2

з :
СВетильник на крюке на штанге 

ЯВЯМ-Р-2Х40 J -

10
Светильник на стене

яп о а з - fx4o 3 3
if Светильник на стене ПсхбОМ 13 8

12 Светильник но стене П8ЛМ-2140 1 1
Гран с форма тор Я ТОО, 25,22о(збВ 1 t

Роз етко ш/nenc ель мая
Р О / П - 2 0 -0  03 -10/220 4 4 h
Р Ш -П -2  О -1/743-01/0/42 11 10 Jk

Вы клю чат ель -
о - 1 -ot/-б {гго т 10

o -i - i P ^ -n -6 /гго 20 12

л е з  - T S - S T 1 1 **

К абел ь /13В Г *
2 * 2 ,S 3S6 220

3 * 2 ,5 30 7L
4*2.5 60 $0

г *  4 80 70
П ровод ЯП В

1*2 120 120

ФаВаичнщ
Га елей ВаногааВи
Н конго биноградсИГ

Т & Г

ХмлЭг** А Д * * А п и А

m s o f -  f - 95. 8 В - Э 0

8эдо*а&орние сооружения 
производительностью ото,5 
do 1,0мх/г для анПАогидь» полёба^Ья хвоеня доГи £  м
Электр и уеское осЁещение 

П л а н

Стадия jjuctn /и с то

2
Госстрой ССС A f 

HW Ленинградский 
ВЦрОКАнЛГ ПРОЕКТ
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вит Наименование Примечание
/ Общие донные
2 Схема автоматизации
3 Схема электрическая принципиальная

Распределительной сети
У Схеме электрическая принципиальная изме

рения vpoBhj и лере подо но сет ко г
S Схема соединений Внешних пРоЗодокТначало)
е Схема соединений Внешних проВодок/окончании
7 Схема подключения Внешние п р о  В од о к
$ ЫитоВое помещение План расположения.
9 Маш юл. План расположения

Ведомость рабочих чертежей основном комплекта марки /9 гг

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

Обозначение Наименование Аммгчание
Ссылочные документы

Г6П 2 / . V 0 V - J 5 Обозначения условные про-
воров и средств автомата-
опции в схемах

ГМЧ- П2- 7Ь Ло/ггчи.: сигнализатора уроВ-
ня. Установка на резервуаре

7M4-3f5t-?0 Отборное устройство для
измерения давления Ус то-
ноВко на трубопроводе
Ру до 1*гс/см* Т Ло 60* с ** ----------------------------------ТМЧ-132-79 блок сиенол и wmopa уроВ-
ня. Установка на стене

ТМЧ-tf i-n Лат чих ДСУ измерителя
уровня УМ2-30- он67-вX
Установка на Водоеме

ГКЧ-3996-31 Стойки СП
7М9-923-36 ПреобРО̂оЕотем измерительный

СопгиР 22МИ Установка на ролу
ТМЧ- 921-36 ЯгеоЬгазсвотель измерит ель ныЬ

Сопри е Х2 Л А. Vr/noNcXto но лея у и е/т
тнч- m -ts КороЕко соединительная кс

Уст о нов но на конструкциях
ТMV- МЗ'Зб Манометр, моновокуумметр

Установка групповая на поли
Прилагаемые документы

Я7Х сох Спецификация оборудована*
РГХ.С02 Спецификация шитоВ

И
к
Iг
$

&

Ти по В ой про tom роз ха Bom ар В соответствии с 
действующими hopmqmu и про В ила ми и предусмот
ри Воет мероприятия, обеспечивающие Взры- 
ВоВезопасностЬ и пожаробезопасность при 
эксплуатации сооружения

ГлаВный инженер проекта^^Г^беляеВт!

Общие указами*

Раздел* РВтоматизааия технологических процессов9 
разработан В соответствии с технологической час
тью проект а.
Организация а В тематического контроля т ег нало
ги ческиас параметров и Вы Вор приборов осуществ
лены по следующему принципу* 

о) параметлы, требующие периодического нпдяюде- 
ния или наблюдения Во Время предпусковых. и пус
ковых операций, контролируются приборами, Уста- 
ноВленными у мест измерений, 

б)параметры, отклонение которых от норм мажет 
привести к Выходу из cm роя оборудования или на
рушению технологического процесса, контролиру
ются сигнализирующими приборами[уровень 8 
Вакуум- стояках, приемной камере)}

В) измерения, необходимые для анализа  работы, 
оборудования и сооружения В Целом, о также 
для хозяйственных расчетоВ, производятся пока
зывающими, регистрирующими и суммирующими 
приборами, установленными но щите 

контроля.
8  проекте предусмотрен контроль следующих

технологических параметров:
-давление в  попарных патрубках насасав и но- 
порных в ода 8одах,

- вакуум  в самот ечно- сифонных линиях,
- уровень 8  ст ояках самотечно-сифонных линий*, 
- уровень боды 8  водоприемной камере,
- перепад уровней на Сетках;
-  расход воды В напорных Водоводах.
Объем авт омат ического контроля приведен на 
схеме автоматизации
Конструкция щита принята стандартной по 
ОСТ зб43-7в. Циты изготавливаются заводами 

*  Глав монтаж автоматики *

---------------------- ------ --------------------------------------- :________________________ ______  ( у

Патенте приборов технологического контроля осу- 
ществлястся напряжением^ ггов, коГц от автома
тического Выключателя, Установленного но первом 
Щ и  те у п р а в л е н и я  2 Щ

8 проекте применены приборы серийно Выпускае
мые отечественной промышленностью 
5 проекте предусмотрена Возможность дистан
ционной передачи параметлов расхода и давле
ния в напорных водоводах на диспетчерский пункт 
Установка приборов Выполняется по типовым 

чертежам, Указанным в ведомости применен
ных и ссылочных документов 

В связи с отсутствием необходимь*х п р я м ы х  

Участков на напорных Водоводах измеритель
ные дийФРогмы устанаВлиВоюте* за пределами 
насосной станции, В колодцах 
Заказ приборов, монтажных материалов и изделий 

ОсущестВляется по спецификациям оборудования 
{альбом т ).
Опросные листы заполняются и прикладываются 

к проекту при привязке типового проекта.

Указания по привязке
I в зависимости от типо насосов и амплитуды коле
бания уровня, принятых в  технологической части 
проекта, определяются измеряемые параметры  
(давление, Расход уровень)и пределы измерений при- 
ВаРов, которые пластавляютсл в  схему авт о
матизации, спецификацию оборудования  

Z. В технологической части проекта напорных 
водоводов предусмотреть колодцы для установки 
диафрагм.
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1 УсЛоднЫС oSoiHQitHU* быполмны no rO€T2tm  S$
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ре VМП УЛЬ со
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Давле
ние

Расход Давление Расход
ВсосыВамгщал 
камера ее тки В

ВсасыЗаесцаз 
камера 
сетки Z

8

Водоприемной
камере

Обезна тени * усто- 
юбочного чертежа

Поли ц ил

ГМ*-720-70 
Уст / по черт марки тм 7МН -276-70 

Ует  /
по черт, маекит ТМ 4- f f B - T *

За б& За 4а 6а 1 7а

Лоз.
Жмот Наименование *зл

W

________

Примечание
Вентиль запорный мчттоВый 1б*ч16п
Вентиль запарный Вакуумный 15650*-3*

5Крон тлелходоВой Нб 19бк
Соединитель нее 14*f/zn 14
Соединитель НС В 14* М20 J
Соединитель СИП- M20t Труб Vi* В
Коробки соединительном него тузь 2668-63 6
Кабели ГОСТ 1508 - 76 £
КВВГ 9г to 20

74
м

К83Г 10x10 м
я к вег tuts 5 м
ЙКВЗГ 5*2,5 25 м
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Провод nB3i гост S323-7B 136 м
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it Длины кабелей даны с учетам В% надбаВки но изгибы, 
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(t/fO* HQ отм 0.000 
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Обозначение Наименование

• Отборное устройство, перВичньш измеритель- 1 
ньш прибое или датчик. Встраиваемый В т ех- ' 
нологичеекое оборудование

a
Приборt Рггчлмтор, исполнительный механизм, 
электроаппаратура и другое Оборудование, 
устанавливаемое Вне цита

а Коробка сведи ни те ль нал

— —
ПраВодко уходит на более Высокую или 
более низкухо отметку, ах  Ват ь/Ваемуоо 
данны м  планом

t  Позиции монтируемых пРибоРаВ и аппаратуры, a 
также нумера аил и типы кобелей и труб соотбет- 
стВуеот схеме соединений Внешних проВоВок 
листы #ТХ-$,6.

2 б прямоугольниках Указаны номера кобелей и труб 
Д  Монтаж пробароВ и средств автоматизации 

Выполнить согласна строительным нормам и про8и- - 

л а м  С Н  и  П  3  0 5  0 1  i s  Г о с с т р о я  с с с р  

Н Строительном и met налоги ческам у ость Вьеполнены 
но оснаВонии чертежей комплекта КЖ и на 

5.Наружном прокладка кабелей 401,402, дано схематично 
и уточнметсм леи привязке проекта 

$. Конструкции для прокладки кобелей учтены на 
листах Эм-2бг2к
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