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ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН ИНЖЕНЕРНЫЕ ЕЕТИ. 
АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ КОНСТРУКЦИИ. АВТОМАТИЗАЦИЯ. 

ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ. СВЯЗЬ И СИГНАЛИЗАЦИЯ.
ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ. ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ.

(ВАРИАНТ УСТАНОВКИ КОТЛОВ КВ-ГМ-100 И ГМ-50-1Ч)
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А Л Ь Б О М  1 . 1  
А Л Ь Б О М  1 . 2  
А Л Ь Б О М  2 . 1  
А Л Ь Б О М  Z Z  
А Л Ь Б О М  2 . 3  
А Л Ь Б О М  2 . 4  
А Л Ь Б О М  2 . 5  
А Л Ь Б О М  2 . Б  
А Л Ь Б О М  2 . 7  
А Л Ь Б О М  2 . Й  
А Л Ь Б О М  3 .1  
А Л Ь Б О М  3 . 2  
А Л Ь Б О М  4 .1

А Л Ь Б О М  4 . 2

А Л Ь Б О М  4 . 3  
А Л Ь Б О М  4 . 4  
А Л Ь Б О М  5 . 1  
А Л Ь Б О М  5 . 2  
А Л Ь Б О М  5 . 3  
А Л Ь Б О М  5 , 4  
А Л Ь Б О М  5 . 5  ч а с т и  1 .2  
А Л Ь Б О М  Б .1  
А Л Ь Б О М  Б . 2

А Л Ь Б О М  Б . З

А Л Ь Б О М  Б . 4  
А Л Ь Б О М  7 .1

^ У ^ [Ь [1[0][м ] ,̂11
С О С ТА В  П Р О Е К Т А

/(отельная. Тепломеханическая часть, Общие данные Компоновка и установка оборудования Тазоснавжение/Вориант устаноВни нотлаёбВ-гм-/00 и ГМ-50-1Ч) 
Нательная. Тепломеханическая чадть. Общие донные Компоновкой установка оборудования Газоснабжение./Вариант установки катлоВК8-гм1Ю0иД£-25-/чгм/ 
Стрбительно-техноеичесная блок-секция котлоагрегата КЗ-ГМ-гой Тепломеханическая часть, Нонструкции железобетонные JSmo/патизация. 
Строительно-технологичесная блок- секция котлоагрегата ВВ-ГМ-/00. Задание заводу- изготовителю на щиты аВтотатини и кип. 
Строительно-технологическая фон- секция котлоагрегатаК8-гм-юо.Металлоконструкции гозабоздухопроВодов.
Строительно- технологическая блок-секция котлоагрегата т-во-/ч. Тепломеханическая часть. Конструкции железобетонные. Автоматизация. 
Строительно-технологическая блок-секция котлоагрегата гм-50-/ч. металлоконструкции еазоВоздухопроВадоВ.
Строительно-технологическая блок-секция котлоагрегата Д£2£-/чгм. Тепломеханическая часть. Конструкции железобетонные. Автоматизация. 
Строительно-технологическая олок-сснция котлоогрееотоА£-25-/чгм. Металлоконструкции еозоВоздухопроВобоВ.
Строительно-технологическая блок-секция котлоагрегата /M-SO-/4.Задание заводу -  изготовителю на щиты автоматики и кип. 
Тепломеханическая часть. Трубопроводы. /Вариант устаноВни котлоо КЗ-ГМ-юо и гм-so-/к).
Тепломеханическая часть. Трубопроводы. /Вариант устаноВни катлоВ кз-гм-юо и Д£-25-/чгм),
Водоподготовительная устаноВка. Автоматизация. Электротехническая часть. СВязь и сигнализация (Вариант установки 
котлоо ВЗ-ГМ- /00 о CM-SO-/4)
ВодоподеотоВительная устаноВка. Автоматизация. Электротехническая часть. Связь и сигнализация (Вариант 
установки котлов КВ -гм- /00иД£-25-/чгм1
Водоподготовителькаяустановка. Вспомогательное оборудование, /вариант установки котлов кв-ГМ-юо и ГМ60-/Ч).

Котельная. Архитектурно-строительная часть. Общие чертежи /Вариантустановки котлов КВ-ГМ-юо и Д£-2£-!ЧГМ).
Котельная. Архитектурно-строительная частьКонструнцииеулевоео циклаиВороВа. Конструкцииметоллические.(ВариантустановкамотлоВкв-гм-ЮОи/М-50-/Ч). . 
КотельнаяАрхитектурно-с/проителькая чость.Вонтрукциинулевого цикла и борова. Конструкции металлические/Варионт установки котлов КВ-гм-ЮО и4 £-2 £-/нгМ/. КотельнояАрщтектурно-строительная часть. ВетипоВые изделия.
Водоподготовительная установка. Архитектурно-строительная часть. Общие чертежи.
ВодолодготоВительная установка. Лрхитектурно-строительная часть. Конструкции нулевого цикла. Гетомехамическая часть.
/Вариант установки котлов КВ-гм~юо и гм-so- /ч).

'  “ А ' _  "  житель на я часть. Конструкции нулевого цикла. Гел/юмехмическоя часть.

Водоподеатовительная установка. Архитектурно-строительная часть. ВетипоВые изделия.
генеральный план, l/нженерные сетиАрхитектурно- строительная часть, конструкции. /Автоматизация. Элентротехническая 
часть. СВязь и сигнализация. Водопровод и канализация. ТёплоВые сети.
(Вариант установки котлов кв-ГМ-юо и гм-£0 -/ч).
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C D C T A b  П Р О Е К Т А

А Л Ь Б О М  7 . 2

А Л Ь Б О М  A J  
А Л Ь Б О М  &2 
А Л Ь Б О М  6 . 3

А Л Ь Б О М  6 . 4

А Л Ь Б О М  6 . 5

А Л Ь Б О М  А . Б

ГенералЬнЫй план. ШженернЫе сети. Лрхитектурно- строителЬнс/я частЬ конструкции. автоматизация. Электротехническая частЬ- 
СвязЬ и сигнализация. Водопровод и канализация. Тепловые сети ( вариант установки котлов КВ-ГМ- ЮО и ДЕ-25-tbrMj. ..
КотелЬная-Электротехническая частЬ- СвязЬ и сигнализация. Чертежи монтажной зонЬ/. (Вариант установки котлов КВ-ГМ-ЮО и ГМ -50-1Ч) ■ 
КотелЬная. Электротехническая чостЬ. СвязЬ и сигнализация. Чертежи ллонтажной зонд/. (Вариант установки котлов КВ-ГМ-ЮО и ДЕ-25-1Угм). 
КотелЬная. Электротехническая частЬ- Механизмы управляемые со (ЦСУ и щ итов КОПиР. СхемЬч принципиальные.
(Вариант установки котлов КВ-ГМ'ЮО и ГМ -5 0 - (У )-

А Л Ь Б О М
А Л Ь Б О М
А Л Ь Б О М
А Л Ь Б О М
А Л Ь Б О М
А Л Ь Б О М
А Л Ь Б О М
А Л Ь Б О М
А Л Ь Б О М
А Л Ь Б О М
А Л Ь Б О М
А Л Ь Б О М
А Л Ь Б О М
А Л Ь Б О М
А Л Ь Б О М
А Л Ь Б О М
А Л Ь Б О М
А Л Ь Б О М
А Л Ь Б О М

&7
9 .1
9 . 2
9 3  Ч А С Т И 1 / 2
9 . 4  ч а с .т и 1 , 2
9 . 5  

1 0 . 1
10.2 
1 0 3  
11.1 
11.2 
1 1 . 3
1 2 . 1  К Н И Г И  1,
1 2 . 2  к н и г и  4,
1 2 . 3  к н и г и  1, 
1 3 1
1 3 . 2
1 3 . 3
1 4  К Н И Г И  1,

_____ ______  _____ . . . . . . . .  . . . .  ______  _______________ ___________________________ . . . . . . .  ___________ __________________ _____ РТдО.
(Вариант установки котлов К8-ГМ-Ю 0 и ГМ -SO -(У /
КотелЬная. Электротехническая частЬ- Задание заводу-изготовителю  н а  щ итб/ управления крупноВлочнЬ/е и сворки РТЗО.
(Вариант установки котлов КВ-ГМ -Ю О и Д Е-2Э - (У  гм ).
ВодоподготовителЬная установка. Электротехническая ЧастЬ- Задание заводу- изготовителю  на щитЫ управления крупноблочные ■ 
КотелЬная. Рвтолю тизаиия. ( Вариант установки котлоб КВ-ТМ-ЮО и ГМ-50-(У )- 
КотелЬная. автоматизация■ (Вариант установки котлов KB-TM-1QO и ДЕ-25-1ЧГМ/ ■
КотелЬная. Задание заводи-изготовителю на щитЬ/ автотатики и  KU/7. (Вариант установки ко тлов КВ-ГМ-Ю О и ГМ -50-/Ч/.
КотелЬная. Здание заводу-изготовителю  но щцтЬ/ автом атики и KUP • (Вариант установки ко тло в  КВ-ГМ-Ю О и Д Е-25-(Угм )
В?доподготовительная установка• Задание заводу-изготовителю  на щитЬ/ авто та ти ки  и кип- 
КотелЬная. Оанлпехнические устройства- (Вариант установки котлов кВ-ГМ-ЮО и гм -5 0 -/У)- 
КотелЬная Сантехническиеустройства. (Вариант установка котлов КВ-ГМ-Ю О и ДЕ-25-гУгм /.
ВодоподзотовителЬнаяустановка. Сантехнические устройства- .
КотелЬная. Сочленения исполнительных механизмов с регулирующими ррганами. (Вариант установки котлов КВ-ГМ-ЮО и ГМ -5 0 -М ■ .
КотелЬная Сочленения исполнительных механизмов с регулирующими органами. (Вариант установки котлов КВ-ГМ-ЮО а ДЕ-25-1УГм/. 
/Металлоконструкции вспомогательного оборудования и устройств■

,2 , 3 , 4  СметЫ. Общая частЬ-
,2  СметЫ■ (Вариант установки котлоб 'КВ-ГМ-ЮО и ГМ -50-tb ) ■
2  СметЫ. i Вариант установки котлов 'К В -гм -(00 и ДЕ-25-/Угм ).

ЗаказнЫе спецификации. Общая частЬ-
Заказные спецификации. (Вариант установки к о тло в ГМ -В О -(у)-
ЗаказнЫе спецификации. (Вариант установки ко тло в ДЕ-25-(Угм ].

. 2  Ведомости потребности в  материалах. (Книга ( -  вариант установки ко тло б  КВ-ГМ-ЮО и  РМ-50-1Ч,
книга 2 - вариант установки котпов КВ-ГМ-Ю О и Д Е -2 5 - (У гм ].

Тчповой проект 907-2- (81 
алЬбомЫ ТРИ3535, ТРН2537 

Толовое проектное решение 
907-02-222 алЬбомЫ 16,2.6 
Типовой проект 7ОУ-3-Н0 
алЬбомЫ I, м, ал, Л  
Типовб/е конструкции Серия 
У 903-С выпуски / , 5 
Типовые конструкции. Серия 
У-903-Ю выпуск В- 
Типовой лроект_70У-(-27.

алЬбомЫ I, ж, Е  
Типовые конструкции. Серия 
5.903-3 выпуск 0 ,2

Разработан
проектнЫм институтом
„ А А Т Г И П Р О П Р и М "

П Р И М Е Н Е Н Н Ы Е  Т И П О В Ы Е  М А Т Е Р И А Л Ы
Труба дымовая железобетонная Н=(20 м До=У. 8  м с надэемнЫми газоходами Эля котелЬнЫ х. 
(Распространяет Теплопроект, г- Ленинград) ■

Световое ограждение дЬгмовой трубы  высотой /20м.
(Распространяет ВНШ1М Теплопроект, г. Москва).
Резервуар сталдной горизонтальный для неф тепродуктов ем костдю  50мб 
(Распространяет Казахский ф илиал ЦРТП).
КотелЬнЬ1е устанавки. Вспомо гательное оборудование и блоки.
(Распространяет Тбилисской филиал ЦЧГП].
Цзделия и детали лузубопроводов для тепловы х сетей- Грязевики.
(Распространяет Тбилисский филиал Ш Т п ).
СталЬнЫе резервуары для нефтепродуктов, пре< 
Резервуар емкостью 5 0 0 0 м3. (ЛлЬбомЫ1,Ш,1, .  Г, Ш,1 распространяет цнгп, г. Москва)
Водоструйные эжекторЬ/ ЗВ-Ю-98-600. (Распространяет ЦИТП г. Москва).

Главный инженер и н сти тута  .  g  Овиароё
'  инженер проекта ДуМС/н

Утвержден и введен 
в  действие с (  Января (9832  
институтом  „ Лотгипрапрсм  
Приказ Ко Ю1Р о т 1У мая (988 2-

_  ....
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С о де р ж а н и е  апвСом а

Лист Наименование Фримечание Лист Наименование примечание

/т-6

Кж-Т

Трасса Sb/SodoS тепловых сетей- Схема
расположения фундаментов, фрагмент плана 2.
Трасса выводов тепловых сетей, 
Линбамянтм дна 6 т /f)m Q __

__
i__

__
_ Тепловые сети

/
Трасса Внутримощадочных трубопроводов. 
'Общие банные. 26

Автом атизация г
Пасса внутриплощадочных трубопроводов. 
План. Схема трубопроводов. 27

ATM
*3-f Общие данные.

1в
3

Т/эасса бнут^ш ^ба*нвь//б трубалробобоб
28

ATM
/з-г План расположения. 4 Уг-2. План. Разрез 1-1. 29

Электротехническая часть. Связь и сигнализация.
S-f
лист/ Общие донные (начало) /9
S-f
листе Общие данные (окончание) 20

э -г Надельный т у  риал. Расчетная, схема 
ли тающей сети^зво/ггов. 21

з-з днутриллащадочные надельные сети, на
ружное осВещениерети связи и радиофонации 22

водопровод и канализация

/ Общие данные (начало) 23

г Общие данные (онончание) 24

3 Генплан с сетям и водопровода и  
нанализации. 25

Лист Наименование вримечот

Содержание алабама 3

Генеральный план, инженерные сети

т -1 План лривязни. У

гп-г Сводный план инженерных сетей. в

пом Основные положения по производству строитель
ных и монтажныхробот. Пояснительная записка. .  6

яос-г Основные положения по производству строитель
ных и монтажных работ. Пояснительная запасно. 7

пос-з Основные попотения по производству строитель
ных и монтажных работ.Рояснительная записка. в

лос-ч Основнь/е попожения по производству строитель
ных и монтажных робот. Стройеенппан. 9

noc-s Основные положения ло производству строи
тельных и монтажных работ. Монтажный генплан. Ю

Архитектурно-строительная часть  -  нонструнции

нтн Общие данные /1

нт-г Трасса внутриплощадочных трубопроводов 
схема расположения злементоьфрогмемтплана 1. /е

т -з Пасса внутриплощадочных трубопроводов. 
Развертка трассы Т1-/а. /з

КЖ-Ч Трасса внутриплощадочных трубопроводов 
ФрагментыфмТтфмв. Узлы/,2. /ч

m -s Трасса Вн^рип/ющабочшх трубалраВодоВ, 1S

~77C7C~771' формате^



/ мвзутеое нозяйстЗо оонозоео усооЗео и состав ороента ее вхоаат.
2. Зедомоста оотребеоста. о матераарах 

см- арьбот №.

3

Зхспранацая зданий а сооружений
7F7F
погр Заомееоёаеае Ppamevaeae
/ Мотерьеая 7v/! яр.

з о з -/ -т
2 МымоЗая труда т т  /?р. 

307-2-/3/
3 дм/рь/тая троеорорттсреая оодстаецоя ш . /?р. 

903-/ -Ш
¥ дав сбора еерметаха V-SCm3 fan. лр. 

7М -/-//П
S дама- анрумуряморь/ v-sooom3- 2wm. tm  лр. 

70P-S-27
6 ЗодооодготоЗотердеая устаеоЗма Щ - Г - т
7 Смрад сора туя- яр. 

903- /-/33

Ведомость одъетоё радот-

о/о НааменоЗанае - . £д.
озм- вор-Зо

/ нстродстёо асф. ш . ммыт&неф. Г т  л*Sent, 
щепенб песо# п*£0ею ме 3900

2 Зстро/юмЗо гтноёзасеЗт травосмеси со снОю раст/меуьет грунта /Зет мг /2т
3 Устаеоёна бсрмоЗого немея Р-/ : ям т
¥ УстреОемво гравобеого шрЬШЯ 3*20 см м* 2600
S Ус/рропс/tgff eppffne/нд/ж aSavm Л’НПсп? <що. ёдм м* Ш
6 шяешрош #еп-дер. латлесасгм?- граА/ПШ 

смесш #& '2Spm лед а/лелеП м3 №
7 ЗстреОсмЗемаг-дер. нуте нермаршО но/геи из̂ ст̂огоЗеш рбрьоов PS0 ер</ P/VOmcp ПМ 30

м  м>
ш
т

т т е .

мыс

a. уГЛ.

..........._ _____ШШ/
тЗ я ^ц е -глн щ .Гтр тм  г »

ТП № '4-№ • ГП '

Генеральный план. 
Инженерные сета..

ШШ.

Пеан ариёязео ЛАТГИПРОПРОМ
,f M -/ /  J '  Фермат к '

РП
ЛйСт -&&Ш
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та з о н о  условно 0  /  

мотероор&х см.

Эяспролоцол jdffm/d 0  сооруяненуа
m*rnorn Нооменовоное PpO/ffCVOHOS

i Нательная зм-Т'т
2 Д6Ш&0Я mpySo
3 дкрнгоя 7р<гнсформощоноя оодсмонцоя т -Тт.....

So. w своро гермомоно V-SOmi tm п/>. 7CW-S-//0
s Sow- он/умуняо/оры V-SOOPm -̂ 2&m 7Ш /ГО.т -7-со
s Зодооодгомовтербноя усмооовно г(//% яЗ- $3~ Т-/96
7 Серод серо 7V0./70.M3-Y-W

Условные одознмення

— st—  ХозяОст&нно-ли/ыеШ-лроозбо&твенос- 
лро/мбссонарнШ ScOocpcSoS .

— xt—  Производственно- в то в о я  хсно/п/зоцая

вонаризоция зомозутнш с/оонов 
Троссо сеедономерШх мрудолроводав,  ; 

Эретрооесноя сел?6 средств' свяхо ■ 

Эретрииесш семо стволе освемтелбноя 
Семе Ш  .

. /ft S3 / /  f
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П о я с н и т е л ь н а я  з а п и с к а  

Общая частЬ
Раздел „ ОсновнЬ/е полож ения по производству строителбнЬ/х 

и монтажнЬ/х работ разработан в  со о тв е тств и и  с требованиями 
СН47-74, СН202-8Н , СНи/7 Ш -/-76, СНи/7 Ш -3 6  7й, ЗСНЩ п/гр.

Типовое/ проект предназначен для строительства комплекса 
котелбной на территории промЬ/шленнЬ/х предприятие, городов 
и населеннЬ/к м ест. РелЬеф те р р и то р и и  принят слокойнЬ/й 

с развитой автодорожное и железнодорожной сетЬю, 
обеспечивающей возможность доставки на стройплощадку 

. сборнд/х строителЬнЬ/х конструкций, материалов и тяжело -  
веемого оборудования.

д а  и сто чн ик водоснабж ения с тр о и те л ь с тв а  п р и н я т  
питЬевой производственно-противопож арнЬ/й водопровод 
населенного п у н к та  ила действую щ его промЬ/щленного 
п р е дп р и яти я-

С/сточником злектроэнергии м о ж ет бб/тЬ ближ айш ая  
районная подстанция, фидерн&й п у н к т или трансф орм атор
ная п о д с та н ц и я  н а  напряж ение 6 -/ 0  к 8. 3  случа е  
о т с у т с т в и я  ах ш и невозможности подклю чения к  ним , при 
привязке типового п р о е к та  п р е дус м о тр е ть  с тр о и те л ь с тв о  
о ткрЬ /то й типовой подстанции в  подготовителЬнб/й период.

МетодЬ/ производстве основнЬ/х видов 
строителЬно - монтожнЬ/х ре вот.

I. ЗемлрнЬ/е ̂ ревотв/
4/етодЬ/ производства и  с р е д с тв а  м е ха н и за ц и и  з е м ля -  

нб/х р а б о т у то ч н я ю тс я  при привязке ти п о в о го  п р о е к та  
к  местнЬ/м условиям  с тр о и те ль с тв а . 8  основном варианте  
принято, что землянЬ/е работЬ/ вб/полняю тся в  сухих гр у н та х  
I -  R группЬ/. 3  дополнительном  ва р и а н те , с грунтовЬ/м и вода
ми на глубине /,5м  о т  поверхности, при р а зр а б о тк е  гр у н та  
в  тран ш еях и котлованах ниже уровня грунтовЬ/х вод сле дуе т 
предусматривать м ероприятия по строительном у водопонижению. 
Способ водопонижения принимается в  ПНР в  зависим ости о т  
гидрогеологических условий и  в  с о о тв е тс тв и и  с ,, Руховодством  
по производству и приемке работ при устройстве оснований ч фундамен
т о в "  НУИОСП им- Герсеёанооа, М. /977.

Реком ендуется следую щ ая п оследовательность вЬ/полненця—  
зем лянЬ/х р а б о т:

* -  срезка, перемещение, штабелирование а вб/возка со строй--—  
площадка излишнего растителЬного грунта;
-  планировка■ территории застройки, обеспечивающая 

8ременнЬ/й сток поверхностнЬ/х вод;
-  pb/mbe траншей для прокладки и перекладки подземных -  

коммуникаций;
-  зисЬ/лка гр у н та  в  тр а н ш е й  с упло тн ен и е м  его  после 

укладки т р у  бопроводов;
■ -  рб/тЬе котлованов и траншей под подземную частЬ 
зданий и сооружений;

-  засЬ/пка гр у н та  в  пазуха у  ф унда м ен тов а стено к каналов  
с послойнЬ/м его упло тн ен и е м :

-  подготовка оснований под п у ти  башеннЬ/х кранов;
-  вертикальная планировка терратораа застройка с уплат - 

пением грунта в  местах подсЬ/пок;
-  устр о й ств о  оснований п о д постояннЬ/е и временнЬ/е 

дороги, проездЬ/ и площадки;
-  благоустройство территории ( вспашка газонов, pb/mbe ям

для деревьев о кустарников о dp j . -  - -
Разработку грунта в котлованах и траншеях намечается 

веста с откосами без креплений экскаватором Э0-й32/ с 
емкостЬю ковша о,eSm3 Необходимость вЬ/возки грунте/ и 
расстояние транспортировка уточняются при привязхе.

Технология устройства обратнЬ/к засЬ/пок принимается вППР 
в зависимости о т наличия механизмов ■
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J. /ИонолитнЬю  бетоннЬ/е  

и ж елезоб'етоннЬ/е per Jo  mb/

Для бетонирования конструкции зданий и сооружений 
предусматривается притенен ие инвентарной комбиниродан -  
ной опалубки серии „М онолит" конструкции ЦНИИОМТЛ. '

Заготовки арматурнб/х стержней, сеток и харкасов для 
железобетонных конструкций ведется но производственной 
dose генподрядчика в  fade укрупненных элем ентов с приме
нением зффективнб/х видов сварки-

Подача бетонной cm ecu к т е с т у  ее укладки осущ ест
вляется £  поворотнЬгх бадЬях с помощбю монтажного крона.

При производстве работ по возведению монолитной 
железодето иной дб/мовой mpydbt руководствоватбея соответ -  
ствуюи/ими указаниями типового проекта £ 0 7 -2 - /8/.

Ш. /Й он таж  одорудоЗония, cdopnb/x ж е/геоо- 
детоннЬ/х а  м етаплс/и есках конструкций/.

Строитель но-м онтаж ны е padomb/ по возведению котелбнои 
рекомендуется дести двумя париллелбнЬ/ти обгектнб/ми 
потокам и о т  оси „ / J " в  оде сторонб/ ■

/Ионтаж оборудования котелбной производится поточно- 
- совтещеннЬ/м алочнбгм м етодом  одновременно с м он та 
жом каркаса и ограждающих конструкций здания  • в  
технологической последовательности согласно проектам 
производства работг разравотаннв/м Гипротехтантажом  
М инм онтаж спецсТтроя СССР:

-  для водогрейной части котелбной с к о тла м и  КЗ-ГМ - ЮО 
по проекту производства padomf К* 274 ТЗ;

-  для паровой части котелбной с котлам и Г/Л- SO- /4 
по проекту производства padom д° 275 ТЭ.

при привязке указаннб/х П Н Р  необходимо ом ет 6- в  виду, 
что рекомендуемб/й в  /?ПР г/с 274 ТЭ бащеннб/й кран 
K S -J0 6  вследствие недостаточной грузоподъём ности для 
монтажа колонн массой /5,4 т  необходимо зам енитб  
другим краном. Например, аднотипнб/т с рекоте н  дуем б/м 
для паровой части котелбной в  ППРй0 27S г  у  краном  
МКГ-25 или dau/еннб/м краном К Б - 674К -О  грузоподгем -  
ностбю 25 г  с вб/летот стрелб/ <J5м, подкрановб/й путб  для 
которого м ож ет dh/mb расположен вёЬлЬ оси„в//'на расстояние 
7,Он о т  нее.

До начала м онтаж нб/х padom п о  к о те л б н о й  и  3 /7 У  
neodxoduMo в б ю о л н и тб : —

-  внутриплощ адочнб/е с е ти  и  сооруж ения;
-  проектнЬ/е и временнб/е подгезднб/е п ути  для грузо- 

подгемнб/х кранов и автотранспорта”,
-  проектнб/е и  м онтаж нб/е сборочно -  укр уп н и те лб н б /е  

площ адки ;
-  установку и запитку злектросборок одщей мощностбн?

/80 к Вя/ у с тр о й с тв о  врем енного водопровода с расходом  
водб/ 5  /cyd м. в  час а  слива  водб/;

-  врем еннб/е сооружения.
Зременнб/е п ути  а монтажнб/е площадхи вб/лолнитЬ с 

твердб/м покрб/таем (асфалЬт, сборнЫй железодетон) ила подсб/патб 
гравиано-песчаной смесбю взависимости о т местнб/х условай ■

S  случае окончания с тр о и те ль ств а  здания к о те лб н о й  до 
поставки к о тл о в  и  оборудования м онтаж  производится в  закрбг- 
то м  здании через монтаж ны е про ем б/. До начала padom по  
м о н та ж у к о тл о в  и  оворудования необходимо кроме мероприят ий - 
перечисленнб/х ранее, вьтолни тб все основные строателбнб/е  
работЫ  по зданию котелбной с оставлением след/ющих монтажнб/хлроемов 
, а/ в  осях J " , „Г-Е" размером/4,4 x /ZOm  для монтаж а котлов гм -50-Ы; 

д ) в осях „20", „Г-Е" размером /83*12.0* для монтажа котловкв-гм -/00, 
б) S осях „Ж ", уо-Н "разм ером  /44x6,0м для монтажа, 

котелбно- вспомогательного оборудования/
г) в  осях „80", „fi/t-S /f" разм ером  7 2 x 6 ,0  для  м онтаж а  

оворудования насосной группб/.
Кроме з то го  необкодимо вбтолнатЬ  усто н о в ху проектнб/х  

монорелбеовпод руунб/е и электрические толи.
/Ионтаж поровЫх котлов г  м -50-f4 осущ ествлять самоходнб/м 

краном ерузоподгемностбю 25г, водогреанб/е ко тлЫ  К В -Г М - /00 .

/ И И  / /  /  Формат яг
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монтс/роёс/mb проектное/ крс/н-ё<7//хос/ ерузоподдемностбю 5  г  
М онтан насосноо гре/nnb/ а труболроёодоё ё  осях ,,2/f ~ &//"/ 

/3 -2 0 *  ёесте/ проектной кран-За//кои грузоподъемностью  
3,2  т.

ТяеодутбеёЬ/е машинЬ/ а гаоовоздухоЗоЗЬ/ за преде//амц 
здания котеяЬнои тонтироёатЬ краном грузоподъемностью 25 г.

Сдорку огрегироёаннЫЖ ёяокоё оборудоёс/ния, ёкя/ооеннЬ/к f  
осноёноа проект, лроизёодитЬ на сёорочно -  укрулнителбнб/х  
площадках ало лроозёодстёенно- камллектоёо</н6/к Зазах монтаж- 
нд/х упраёлении (ОКБ).

Ломллектоёание котелбнои оЗорудоёаниет и материалами к  
началу монтажнЬ/х работ должно Зд/тб полностдко закончено 
заказчиком, причем оЗоридоёание и татериалЬ/, ёходящие ё  
состаё агрегироёаннЬ/х алокоё, ко м п ле ктую тся на приобъект
ном  складе и ли  н а  НК Б  м он таж но го  упраёления ё  заёс/се/- 
м о с ти  о т  м е с та  сборки блокоё-

М онтаж  строителЬнб/х конструкцией здания ёодоподгото  ~  

ёителб но и уста но ёки  п р о и зё о ди тся  соёмееденно с монтажом  
оборудоёания с помоек6по крана М КГ-25.

При произёодстёе р а д о т по ёозёеденин/ бака б - акку м у ля  -  
тороё рукоёодстёоёатЬсЯ  соотёетстёую сцс/м с/ указаниям и  
типо ёо го  про екта  7 0 ^ -{~  27.

Указания по производству р а дот 

в  зим них условиях

ЗемлрнЫе радотЬ/ §  зимних условиях следует производить 
по специальному ППР с учетом  одйемов радот и н а 
личия механизмов’

П роизводство детоннЬ /х р а д о т  о с ущ е с тв ля е тс я  д ля  
массивных конструкции м ето до м  „ те р м о с а "  с предвари -  
телбнЬ/м интенсивным электропрогревом самой /е то н н о У  
смеси перед укладкой ее в  уте п ле н н у ю  опалудку, 
Зам оноличивание стЫ ков сдорнб/х ж елезо дето н нЬ /х элем ентов  
каркаса зданий/ с применением те р м о а к ти в н о й  опалудки и 
Электропрогрева. ■

Кирпичную  кладку о сущ еств ляю т с прим енением  специаль
ных додавох (п о та ц /, н и тр а т н а тр и я ) при т е м п е р а т у р е  
до -fS*C. Д ополнительны е м ероприятия по одогреву кладки 
вы полняю т с применением электропрогрева.

И ахлейху р уло н н о й  кровли в  зи/лних условиях нам ечается 
вЫ полням Ь то лб хо  н а  холоднЬ/х м астиках и  толбко ниж них 
сло ев  кровли, верхних -  с наступлением  теплого  времени, после 
освидетельствования р а д о т, произведенных в  зимнее время.

Т е х н и х о  д е з о п а с н о с ти

3  связи  с осущ ествлением  с тр о и те л ь с тв а  комплекса 
ко телб но й  в  пределах н а с е ле н н о го  п у н к т а , го р о да  или  
н а  де й ств ую щ е м  пром Ь/ш ленном  предприятии неодходимо, 
чтодЫ  стр о и те ль н а я  площ адка ды ла ограж дена задором -

Уч а стк и  а втодорог, совпадаю щ ее с зоной действия монтаж
ного крана, я в ля ю тс я  опаснЬ/ми зонами для  движения а в то 
тр а н с п о р та  и должнЬ/ dbrmb огражденЫ с одязателЬ ной  
уста но вко й  предупреждаю щ их знаков де зо п а сн о сти .

При м онтаж е тяж ело весно го  одорудования сле дуе т содлюдатЬ 
технологическую последовательность подачи его в  монтаж и 
очередность уста н о в к и  одорудования на ерундаментб/.

С тр о и те ль ств о  дымовой тр уды  о сущ ествляется с ограждением 
опасной зонЫ, ус та н о в к о й  зн а к о в  д гзо п а с н о с ти  и предупреди -  
телбнЫ х надписей-
, Д о  начала р а з р а д о тк и  мерзлЫх гр у н то в  взрЫёнЬ/м спосодом 

определяю тся границЬ / опасной зонд/ и  приним аю тся неодходи- 
мЬ,е мерЫ де зо п а сно сти  согласно „ЕдинЬ/м правилам дезопас
н о с ти  ведения взрб/внб/х р а д о т Госгортехнадзора СССР ".

Все радотЬ/ производить с содлюдением тредований  
ОН и П  К -  4 -8 0  „ Техника дезопасности в  стр о и те льств е  ".

П р и м е ч а ни е ■ ОдбемЬ/ основнЬ/х видов р а д о т  приве- 
денЬ/ в  сводках одьемов и  с то и м о с ти  р а д о т к одъектнЬ/м  
с м е та м .

Формат Л 2M i s i  - / /  У
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/емь/е здания и

... . абтотобирьнь/е 
лрощадяи

U Z 3  соорунё,
t---------- 1  дооеяти/.

,  1 ---------- i  аороги
t e s - . - K i  Временные абмолтобирьнщ грунтоёь/е . 

дорога, ypyvu/еняые добовяами щебня
Ш 5 М ]  брощадяи рярулнитербной сборяи

Hvac/лоядря размещения брелтеннь/м 
Ш Ш л оябентарнь/х здании администратибного 

.  и санитарно- бшобого назначения

- - ■ r - i  ра чеятнь/е сяладь/ сборнь/м 
гзобетонным яонструяцой и  
wx

U U3t„ —
бащитнь/й яозырея 

— ^  ^аница опасной зона/

< Л ^  дуть дби/яения монта/яного Ирана 

^ ^ r.2S Монтал/нь/й ярая и  его та р я а

Масштаб /и,ООО

Эяслрияация зданий и  сооруАчений

гл Наименобанае Оримечание
/ Метельная ~1&Я%Г2 дымобая /труба
3 бттмртая лтрансфрта/тюрная лодстанщж ?м пр. ~
4 бая сбора герметияа /-30м3 7Ьл то.
5 баян аямумуляторь/ /--биоон3- 2шт. ~Мтрд-----

• Ш-/-27
6 Зодолодготоёотельяая устанобна
7 Смрад сори

~ Ш £ Г

/  Настоящий чертеж разработан на оонобе 
чертежа f f l-t

2. инженерные сети, не ислорьзуемые 6  оериоб 
строательстба, услобно не лояазанб/.

3. Усробнь/е обозначения инженерным сетей 
смотреть н а  /тостам мароя НЗЯ, Э.

тровши

7Ш Ж
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Осно&ные монтажные механизмы

МО

£ л _ - п

( \ А 7 1
7

_Р- ц
f f l  I

л § /»n s-* -^y  j

Монтажные просцадни

Ушбные обозначения 
Г~\-проезд постоянные 
Г)*у проезд временные/
С З

Поз Назначение %гщ&дб,м2Рримеч.
Г /Ъс#аш </сдйрм wm-w то
я Расх/кгдхоосОорхохз-гм- мо то ,

ж
оохи-оххупуупшы, ЫМоподго то&/тепбная устонооХО

/ООО

Наименование Хон. Рримеч.
лран гусеничный мхг-es 0-25т /
Уран автомобцгы/ыд МНР-/6 д-Твг /
Редедна эрехтричесхая &-Зтс /

боп/ребностб £ энергоресурсах
—  Наименование Нор. Приме*-.L-

Э/гемяроэнергиЯ; нбп ~т
$/епород(барронывнеде7/о) гот. /5
фооон (бо/г/тмб/б’ #е0е/7/о), от S
Зода. м*/ч 3

Монтажные проемы
I

t Размещено /грято М Назначение
т /Моей., Увосях.г-е "от //(гг/геягрегать

отер м вы Немоту фх/ЦЧ гм-so-ж
тоПеосоре'Несяг, г-С  от

ш #0//о Осм Оосо/яу Wx/e,8 нЗ-гп-тоо
НПЗпо осинН’вооях, м-т/Ья дсяотг.

от 0.0на Нем высоту еос/чр ябсруО
ппоПо ocu„20'Xoonx„P//’-£//‘,m Сетевые

отпррна ве/о высоту вех/ер нисосы

-монтажная прощодхо рнсрх/хауия постоянных сооружено?

В 5я -  эрехтросдорна 
mm-потрнь/д щит 

ф - сёетиньних
'-̂ п-огронденое стройпоощадхи

МП-монтажныд проем 
=^>-подт,

-к—хаберь сиродод

№. Наименование Хоп Орты
Хотерьная f

® Дымовая труда /
® Огхрыгая трамерормагерн&я

мймкщу» /
® BoxeStpo ee/wmwr / 1/-.sen*
® дани- охнумупягеры 2 VSOOOri
W Мом#еого&/те/?бмаярс>г(7М0£м0 /
® Схпад сори /
® Резервуары дпя мазута 2
® Мазутонасосная S

воз. //с/те//о#с///ое Нор. Орумеч

Т Раге/х/с&гШОсл/гяОмнт яргям/з., м 2 30
2 Obtw&t/O/o m#r<7MWwO, wm. /
3 ОмтррО /грорабо, а/m /
¥ Owe&wp жрореОо <//?р0/?0#о а//я /
S Монтажная пасгерсная, mm. 2
6 С/уад одмуровочных ххтгероороН;м* ¥0

/  Монгажнь/О генопан въ/поянен наасно&.НранОпридязхи" 
пост пн апьдома ? ■/ носгощего проехтд.

2. Ыт генпране огранено подготодха одъехта х начаху производ
ство родог по монтажу xorpooqpesurof и одорудооонияноярбнод.

3. монтаж паровых и водородных хотров проозводитб совместно со 
троотерЫттвом зданоя (см- пояснит-запуску).

б. Основным пехонизпоп но понтоне иотроргрегатев сронят 
гусеничные нрон гопа МХГ-25 S -2Sr-

S. Сдорочно- ухрупнитеумые прщадни, подъездное пущ времен
ные сооружения размеща/отся в  предерах п/ющади зостроОхи 
нотерьнод.

h *s4 /О' / /
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Обозначение Наименование Примечание

т т - 1 - т г п Генеральный план Альбом 7.1

r n m -1 -m АР Архитектурно  -  строительные решения Альбом 7.1
т ш + м № Конструкции железобетонные Альбом 7.1

т п з в з -з -т км Конструкции металлические Альбом 7.1

ТП 303-1-ш Н8К Шрижные сети  водоснабжения 
и ^ха на лто и и и  ----------------------------------------- Альбом 71

тпзоз-1-m тс Тепловые сети Альбом 7.1

тп зо з -1-m АТМ А втом атизация Альбом 7.1

ГП903-1- /98 э Электротехническая часть Альбом 7.1

ТП903-1-/38 ЗС Связь и сигнализация Альбом 7.1

Be до т ость основнь/х ком плектов Ведомость примененных и ссылочных документов

Ведомость чертежей основного комплекта К/н

Вист Наименование  \ Примечание

m i Общие данные

т г
Трасса Внутриплощадочных трубопроводов
Схема расположения элементов Фрагмент плана 1 '

хмэ Трасса Внутриплощадочных трубопроводов 
Развертка трассы  ,  Т 1- 1а

кт Трасса внутри площадочных трубопроводов 
Фундаменты фм 1* Фм5. Узлы 1,2

К MS
Трасса 8нутриплощадочных трубопроводов 
Узлы 316

m s Трасса выводов тепловых сетей 
Схема расположения фундаментов 
фрагмент плана 2

• V

КМ7
Трасса вь/водов тепловых сетей 
Фундаменты Ф м вгФ м 9

Ведом ость  ̂ С пеци ф икации

Лист Наименование Рримечание

КМ2
Спецификация элементов к схеме 
расположения фундаментов, колонн, 
балок , траверс

т е
Спецификация элементов к схеме 
расположения фундаментов

Т и п о Ь о й  п р о е к т  р а з р а б о т а н  8  с о о т б е т с т & и и  £  
В е й с т Ь у ю щ и п и  н о р м а м и  и  п р а в и л а м и  к 
п р е З у с м а т р и б а е т  м е р о п р и я т и я  о б е с п е ч и Ь а ю щ и е  

Ь з р ы Ь н у к ь  в з р ы В о п о ж а р н у ю  и  . п о ж а р н у ю  

б е з о п а с н о с т ь  п р и  э к с п л у а т а ц и и  з З а н и д .
Г л а Ь н ы й  и н ж е н е р  п р о е к т о ^ ^ г ^ - - ^  ( Д у м а й ]

Обозначение Наименование Примечание

1.918-1/77 
Вып. 1, г,з

Монолитные железобетонные 
фундаменты под типовые 
колонны прямоугольного сечения 
одноэтажных промышленных 
зданий

'

1.910-2 Sun. 1
Унифицированные арматурные 
изделия для монолитных 
железобетонных конструкции

1.423-3 
вып. 0-1, 1, 2

Железобетонные колонны 
прямоугольного сечения для 
одноэтажных производственных 
зданий без мостовых кранов, 
Высотой до 96 м

3.01S- 1/77 
_ Вып. 1 ,1 -1 ,1 -2 ,1

Унифицированные отдельно 
стоящие опоры под техно
логические трубопроводы

3.015-2/77 

Вып-Г, В-1/1 -6

Унифицированные одноярусные 
эстакады под технологические 
трубопроводы '  1

\

1900- В/78 
Вып-1

Унифицированные закладные 
детали сборных железобетон
ных конструкций здании 
Промышленных предприятий

3-900 - 8/76
Унифицированные закладные 
детали сборных железобетон
ных конструкций инженерных 
сооружений промышленных 
предприятий

1400* 15 
вып. 0} 1

Унифицированные закладные из
делия железобетонных конструк
ций для крепления технологичес 
ких коммуникаций и устройств.

1- 959-2 
Зып. 3; 9

Стальные лестницы переходные 
площадки и ограждения.

Ведомость о Вьем о В ^сборных бетонных и 
Железобетонных конструкций по чертежам 

основного комплекта к/н
t

Наименование группы 
элементов конструкций Код В о л.,

м* I?

Колонны тю оооов 5,97

балки 5824000000 2,68
Траверсы - • 5825000000 8,22

Всего бетона и железобетона 15.85
/Иатериалд/ на  ипготоВление сдсрнЬ/х детоннб/х ц желе пое

д е т он нЬ/х к о н стр укц и й  уч те н ы  В Ведом ости п о тр е б н о сти  
В м а те р и а ла х и  о тде льн о  не у ч и т  6/Ва со т с  Я .

Общие указание
1. Конструкции опор п од трубопроводы  разработаны  на  

основании заданий смежных о тд е ло в  и н с т и т у т а \  
данные о нагрузках даны v непосредственно на чертежах. 
Конструкции участка  между котельной и боровом при - ‘ 

ноты  по серии $01 6 -2 /7 7  э с та к а д а  т и п а  &  ж  при 
норм ативной технологической нагрузке о т  трубопроводов 
1,0 т/м , горизонталж ал продольная нагрузка  
Ргор* О, ЗРлерт.

я. В  та б ли ц а х на монтажных схемах даны марки колонн 
для скоростного напора В етра 350ЛА (3 5  кгс/ /м3/  и  550/7А 
К55 кгс/м  *).

3. Фундаменты рассчитаны из условий:
- грунты В осноВании не пучин ист ые, нескальные без 
подработки ~~ горными Выработками, со следующими ~ 7

4 нормативными характеристикам и •
<Р=28° , С н = 2 к Па  (О ,02кф м *), £z 1,S. 10*к ПА \  “  "

(150 кгс/см *), >*0 -1 8  кНм 3(  1,8 т / м 3) ;
-  грунтовые Воль/ о тсутс тв ую т-,
-  грунтовые Воды находятся на глубине 1,5м о т  
планировочной отм етки земли.

4. Н агрузки н а  ф ундам енты  п од колонны приняты  по 
п Таблицам нагрузок на фундам енты  колонн * вып. 1  
серии 3.015- 2/77 и 3.015-1/77 для й ветрового а В  снего
вого районов.

s В  основании фундаментов Выполняется щебеночная под
готовка ,  Втрамбованная В грунт, толщиной 100мм, npoJ 
ли та я  цементным раствором. Для Варианта с г рун т о  
Выми Водами В основании Выполнить щебеночную 
Подготовку, пролитую битумом до полного насыщения, боко- 
Вые поверхности покрыть битумной мастикой за 2раз а по 
холодной огрунтоВке.При агрессивных грунтовых Водах за
щ ита назначается при привязке проекта.

6. За о тно сительную  о т м е т к у  ±0,000 п р и н я т уровень пола
190 этажа котельной, соответствующий абсолютной отмег
ке Г "I

7. Все металлические элементы трассы окрасить тремя 
слоями эмали П Ф -115 по гр унту Г*-020, общей толщи
ной ВО м км.

8. Торцы металлических траверс заглушить.  '  ^

9. Техническая спецификация с та л и  и выборка м е та лла  на
стальны е элем енты  дана на л. КМ -2 8  а л Ь Б о п е  S 3

W K W

Чшнжш- Шчалоб

Привязан

ТП 903-1- № К/Н

Котельная стремя котлами Кв Рдюда тремя котлат 
7/1-50' 1Ч/24£'25'11ГМ}. Открытая система ж п ло ттщ  -

" 1 1 ■ г А -  • J  А--------^Ллсто/Г
Генеральный проб. 
Инженерные сети.

Ояс/длА Лист

Общие данные

р п

Л А Т Г И П Р О П Р О М
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С х е м а  р а с п о л о ж е н и я  (р ц м д а м е т т ю ё , /to w * # , m p c rS e p c

1 Г  » т
и I  ~~

НХ6000
If— I 

»  66 000 E-TJ

С п е ц и ф и к а ц и я  м е м ё н /т ю ё  м  с х е м е  p a c /w /г о -

Марка,
прз.

Otfo-значекие I ! 4а?.Часа
е 9 «г

ррс/лге-
какие

ФмсГамвр/ть/
Ф Г 4Ж -4 Щ Ч7 : ~2
Ф 2 МЖ-4 фм2 6
<рз мж-ч ф м З 7
<рч т -ч <рмЧ 7 -
epS . т -ч , кж р ф м 5 ± _ _  - . .

*9*^5‘У *г
К / 3,075~2/77 &//?. Г З 475-7 475-2 Т 3300
М2 7,423-3 6ш . 7 4 3 0 -5 6 SfO
4 3 3. 075-7/7 7Pi/f7.J-/ 4 4 -3 ± _ 3200

Балки
£ f 5,075-2/77 &//7./Г-6 Б -7 Л г1 -$ т 4500

Траёерсы
T t з. o fs  -2 /7 7  Sb/n / V Т 7 -7 ~4 550
г г 3.075-7/77St//?. 4 -2 Г2 -7 77 7000
г з 3.075-7/775m . g т е. £=39977 30 So
ТУ 3.073^77 2m g-/

r f -f e t 4 550
1 ГОСТ 8509-72* L7S*6, £-590 4

п в гго 7.459-2 S m 4 Шо/цаЗма Я 8г29 7 761■
л яг/ 7.459-2 St/rt. 4 ЛгрсглаРекие /7957 т~ т г
т г7 7.459-2 6m . 4 Рграж &еаие 9 /7 5 7 2 45
СГ79 7.459-2 Sm . 3 Р/премямка С5/9 1 746
cu rs | 7.459-2 2m . 4 9граж5е//ие 9458 7 5 5

ЛАТГИПРОПРОМ
ф ерм ат/2
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Спецификации эрем ентоё н а  один -ф ун да м е н т

1 1 1 Обозначение Наименование Щ те*
</&we

~~Ш Ш Ш й Гф м Г
Шдмш/е еш оиь/
Семки арматурные

7 ~<ч/о- 2  gun.* ” с(/ )/ озй -вх  /в 4
г 14/2 - //7 7  зм -з /С (4 )/2/2-6x48  12
3 /442-//77 вне-3  77СР-831 ~~^ 1Г

Л т ери ары
бетон марки /30 гл п 3

фундамент Фм2
в м д я я
се ш  ут лурш е

Т i  412-//77 8rn  3 40//) /23 к -6 х/ 8 Т
3 <4/2-//77 6m -3 CO-OPT Т ч ■

ч /4/0-2 Ш 7 С/о 3 2 -/ 4  К 43 2̂_
М ат ерит /

Сетон марки /30 1Рм г
Финдамент ФмЗ

СЙттые е& м ш р
Сет и арматурное

J Т 1-410-2 вЫП-4 С(1) 10 3 3 -0 x4 8 '- 1 ,л—

3 <4/2-4/77 Sm  3 С 8-88Т в
7 <4/2- 1/77 gm - 3 сн/г//2-6*43 2_

м ащ ривры
ветон марки <30 2.0МЗ

“ 1 Фм9&лгеш Фтм

сетки арматурное

7! <440-2 S W -4 С(<) /232-23x24 J }
т <4/0-2 gW - 4 - С////233-28x48 4_
п ш дериязокзоШ /е
т\ 3.400- 6J7S МК 4-7 Z ] м

Лет аем
7\ ГОСТ 3704-3/ <>681, 8:370 42

Лат еоиопб/ _ _ 1
I I 1

Зетан марки /00 дЩ / г

/sisb //
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ш
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w r  '
х/аг S000
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Mjxtiefiec

J U '- ^ A S  
X  w
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r  /  ^

Im/eycme £  ftw fv
/ra m F jfflT T  -.— .—  x x

^ Т п / ^ н / л / т н е н ^  У ^ \  £.-/0
У ж  ---------------

/ У - / < г

Илнцнрулацс/Я W  <2to  5

1 $
#<?wc7</Mi/e Ш тш &7#</г m

/fo#4?0-
¥<7W/e

fy//faA7M/0 007 S —

rt?mv//s/8 f<?v#(/u6/
frmc/ ф тю урш *

/ Ш -г  fy/a/ cfij /<?#ё-
/0 /.4/0-г  fs//?. / rf/J /гн л -гз к гг /

I j I m i/h  жллспйуь/е
7 j .4 0 0  - 0 /7 0 /90/-7 J 07

Jm <7M
8 /0Г7 S78/-8/ p i , i m 4г

/7а/яШ(Г0б/
fw o# /wpw /0 0 7,лг/ч3

$ тж ш  emtnfi л т м т  /W-/*-/Mv /w&vjr, 
У*-/М#&&/Ш.МмшсЯ f^tM T/Я&мм/Я ■&_

Л ?  W -/ -/ 9 6 / С Г

1енеральный ллан. 
Инженерные сели/. 

Ztxrcw ф тлм лщ сгс/лт/л 
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С хем а в а с п д/то м 'ен и я Ф и н д а м е и м ё  щ в о с с ь / 
аб/Soaoo те /?/?о8 щ  ce/nety

Щ) - "  ^  ( ^  ' ( $ )  ®  ш.

/ - У
20.0 т_ 

Рг- 6,6 т
Pz ^S.St

<ияя -
- Ж ---------J

PSj J M t. 
/Я г  *  6,3 г

# --8 5 т  pg-.гю т  
/ Р г -6 ,5 т

ш 9,0т -PS-3.07  
УРг :3 ,0  т

Рг--9,0т  / /

^ м |  1

h . ^ Ь  Ц ь >  . d Ь ~ 3 5 25------------------t tC S f

-9 Ш -------- 4 ______ 9500 Щ Ш \ зооО , 9500.______ ,<

Ф рагм ент п/гсна 2 2 - 2 3-3

iw iH o /7 6  # т З

Спецификацияэ/тетентоб к схеме 
распо/гочкения фундаментов

марка,
коз. Обозначение

111|

Ш -
/facco
еЗ,кг

Ярине-
чание

.ty v d m e m b i
0 6 ЛЖ 7 0m  6 f
0 7 ~Ш 7  •' 1 ' Фм 7 9
0 9 КМ 7 Фн>8 f
Ф 9 W 7  + 0М 9 / > -t

W 2 9

Ае&омостЬ э/гементоб

СГ2

ППГЮ

Сечение
Эскиз \мз\ Состав

Расчетные у с т м

5ант11М20х№ Г0еТЖ 9.1-90

е т

Соедини-
теябнь/е
Э/мненмб/

\.75х6

м. н> I а, 
кнп кН кН
Ъмп

l  50x5 кон cmpi км.
-.1,376

<■959-2 

8ып. 3 )9

Марка
« й р /

I V

VI

2шт-2,3 хг

Ярине-
чиние

1шт.

2 т. $9не

1т . 91кг 

/ т  /5кг

2шт. 1кг 
1шт Ухе
1шт 1кг

Объем б е то н а  М150 н а  ф ундам енты  п/гощ адки- 0,0м 3

____

Жшш. г L. Ф
Раша

ШЩо.
14 Ш аш г с т т м я *
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Г П  8 0 3 -< -/9 5  Х Ж
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71
Ведомость рабочих чертежей основного комплекта А ТМ
вист Наименование Примечание

А7М
1Э’1 Общие данные 18
1 W
13-г 0лан расположения (8 •'

Ведомость основных комплектов рабочих чертежей

Обозначение Наименование примечание

т  ы з -1- ш то . Генеральный п ла н Ал. 71

rnm-1-m АР
Архитектурно-строительные 
решения • Ал. 7.1

то m -ь т КЖ Конструкции железобетонные А л-7.1 ■

Т/7 903-1-198 m Конструкции металлические Ал.7.1

ТО903-1-198 , HStC
Наружные сети водоснабжения 
и канализации Ал . 7-1

ТО903-1-/98 тс Тепловые с е ти Ал . 7.1

ТО 903-1-198 ATM Автом атизация Ал. 7.1

Т О 903-1-198 3 Электротехническая часть Ал . 7.1

Топовой проект разработан 8 со о тв е тств и и  с 
действую щими нормами о правшами о преду
см атривает м ероприятия, обеспечивающие 
взрывную, взрывопожарную и пожарную  
безопасность при эксплуа та ц и и  здания.

Главные) инженер проекта^£?&/-Л74уман/

Яривязан

_____

~ШЮо7
_

Т П 9 0 3 -1 -/ 9 8  A TM  1 3 -7

{отельная стремя котлета КЁ-гм-юЛ а тремя кош Оми 
гмво-МШ&Рб-жмЬОткрь/тах система теплшабЖвт

бек, ото 
Нконто. 
Птеха.

Ст.м/н.

Ломан -  
в&ймйви щ Генеральный план■

. l/нхенерные сети.

Ставив Ласт Аистов
РП 1Кашель 9яиКонькббд

Крауле
ЛеВитан Общ ие данны е л а т г и п р о п р о м

Формат АЗ

Iш
в.н

°л
од

л. \
№

ш
сь
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ат
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&о

мр
нВ
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~&

»г7
ел

 г
г 

am
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90
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7-
/9

8 
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 7
1

1. Данный лист выполнен на основании 
чертежа марки гп .

9. Схему внешних проводок см. чертеж 
АТМ 8-11 альбом 9.1.

j .  В местах пересечения с технологическими 
трубопроводами кабели Кип проложить в 
асбоцементных трубах, предусмотренных 
б данной части проекта.

I

Щ/Шан

J M K
/ d tS t -  / / Формат A J
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Ведомость vepmetfred оснодного комплекта., 9

/о с т //оомекодоное фимечание

?■/
лкпг Оди/ие доккй/е /9.20

3-2 Габелднь/О Лсчрнол.
/дгуетноя гхема лита/аш еб ге то  'З М /ггО д 2<

3-3 б нтр и лло ш лдоун ь/е  маделЗнь/е с е та  
Наружное агЛешение еететис/радио/рс/нам и. 22

Ведтостд примекентх os т/лоукй/х документов

Одлзнауение //опменодоное флммоше

rocre.7sy-72 еснд.алоона*/ени9 угШНб/е/рариуеентое 
ментоиуееныа шуМЬ? и /рЬЛпдон но плане

6.407-// Заземление с/ зануление 
9 злентроустаноЛнах

4407-06/ Громадна набелео напряжением oeJSfiS Л траншеях
WH-W’f?--Мнманто̂елеастрои Лнтруниия о мг/поле о орормленшрабочих уертет/ееб Оля лрамлзшленного шлои/пелдетЛа

пбетствии с 
шали/ а 

Ъспечиоающие
10Ж ~....*

при зКсгирЬтации зс

Плоёный иту/ер проеита^  ̂̂ 'Думан/

ВедомостО осноОмх комплектов

О дош уш /е Лоомекодокие - ф /м е ти е

А П 0 0 3 -/-/3 8  а/7 /снеролЗный о ло к М  7 / 7. 2

Г О 9 0 3 -/-/3 8  Л/> уф хл/оектурко-гтолш елЛкл/е
реш ения

Ол. Г/, 7.2

А д 003- /-/38 д # Г Гллтр унааа железабетаннь/е M U  7.2

АО РО З-/-/38 О М Ш тр ун а а а  ме/лаллачесние Oa U  7.2

70903-/- /33 0 8 0 д лр ур гте  с т и  Влдлш О ргекия 
и  клколиооиии

М 7 ./.7 .2

ГО 903-/-/38  ГС ГеллаЛь/е л е та Л /t 7/, 7.2

АО903-/-/38 ОСА/ М там аллизааня ЛЛ.7./.7.2

ГО  903-/-/38 7 Рген/лро/пехниуееная ж ш ЛЛ7./.7.2

9/пеушноо Ведомостб шЗшЛ о ма/пероалод шл>оЗ/гяею/х 
АшаОляОуикам и з/гект/>омонтоус#о0 оргакшоииеО

/о>
%

Лоаменоаанс/еа технауесная харантеростона изделия, материала
Гил

/норна
£д
U3M

Ротреб
наШпо
праент

Л Знутриллошадомые нобелбные сети
Гастадна ленладрябуина

У Грубы неметалле/уесное и лриноблезрносто н ним
// груоа аеаестоиементноял аля п „„ ОезнолорнА/х туОолроОадоО /Of7 #39-86 Лиаме тпом /аа дЛиноб Зм____ шт. //О

0. Наружное осЛещение
/ Грубб/ неметаллиуесние а лронобоеугногти ином
// Гриба асоестоиементноя аля безнапорных труд/тодадод /ЛГ7/839-86 диаметлам /оо длина# Зм шт. /5

г• Монта&нме изделия
г /

ЛЛОра железобетонная наружного 
остиеная с набелЗна/м Лаобом А * Нм шт. /7

гг Г/урта ол/ЛетЛителЬная МЛ Г- 40 шт. 3

i
i|

Шум а  ГерехоЛ
tiJtetgfi. внимание фь$ _ K1L

T77 903-7-/98 ?■/

/шошяствмя мотани М/м-Ши темя ютзюми /пшбснаауеения
Генеральный ллон 
инженерные сета.
б б ш е  данны е, 

('начало/.

м /
~Шт £

Л А Т Г И П Р О П Р О М

/2334 /3  О д  форм ат Л  г
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Уточнённая ёедомость

наим енование
ё  и/пехничесная яаран/перис/пша п/п. изделия, м ат ери ала

Tun
м ирна ££.

U3M.

Яшред-
М0С/7Г6/70
m e m .

в. СВязь и сигнализация
/ РинеОные и устаноВочн2>/е материале/
J Л MOJO# раРло/гамамлб/ рсхзлге- Jp f pc# mmwx? racrs$w-7f «г 2У

шт 2a

н м а те р и а л ченть/я зама заиром
и »

п /п
Н а и м е нова ние и /п е хн и ч е сн а я  
ха ра н/пе ри с/пина  имения, мамерлщ

Ти н
м и р н а

£ д
U JM /70

/7/Т02М71
А. З н у тр и п л о /ц а д и и н ь /е  яае/tалб н ь /е  с е т и

/ Я а с Ге я б м е  г/з & е лш

и

РясРем сом ?##/} сар/ом л£е& /Ага/*щ  
m /r/r/xm m хм щ /ф м *ф 0& #ш м ю & *  
M vAtywedo&cobJbvM e б б а ш ^/тб А г/гт 
M qp& /#i/dfaw  ш а лге лтс г# т~ 7 3 . 
■с& ем /елп
— 3 x7 0

.

М а /З -М МАГ 3 3
Л 2 ■ -3 * 9 3 . ААи/в-Чяв МЛ7 a w

Л .З ~ 3 * 3 $ ААи/В-ея9 МАГ 0 ,9 /
м / 7 ААшЗ-№*& Мяг 0,32

/& ■ 'L  7 U u /S -H J- МАГ а &
4 6 / 7 Ш З Г 1 МАТ с и

Ж

#<?&/?6 #cr#/rrpc&&A/d/d С &Г/0МГ£МВ/6&/АЬ
*и#&/У7с/ c  /ira rm A ra ftt& x tt/j& zM - 
ye /e& rt% :rfS/7f-7f, с?¥е#с/елг:

-У * 2 ,S  м& агат 
-  f&* 2 .S А/б.лтлт_________________ Ш 28 »

ш г-а м * /

9 МЯТ 
MAf 
МАГ

£06

п
з Ш ‘м им еж ноеллетроодорудоВ ание наруж ного о св е щ е ни я"
7.

4.4 /Ш н а те лЬ  м агяи/ггяА/О яеяе& ря/Вт 
Ж рете/Величины , ю орлм ениеЖ гнт/а 

*3903, смепенб за р и /п и  4РЧи П А Т - 324 Ш т t
t z лн ч з-зе н  

о/о/ и г ш т /
г 1 !, j 1 & f

г ./

& tM M M jM *aj6#w c/rpLf3w /7T0¥*cm  
гтре^отз^ге л9с^/¥е/ф 0Уе сУ(̂ 0аФ т  
расярео&гелм сЗсш аелМ б/м ЯРА Ягм 
ja /мл flro(u#0c/776/c>zs0S/n С УЗ Р -200 10/77 47

2 .2
ja w a ^ym g srtsra #  мет̂ лёжзмем/тг/гоо

’у м -г б о ш т Г7
3. fa d & M b te  ю Ш и р

3 f
д>г

мао ель сш0б0&сшг/й*г£/м/езыл?//мш0-

-З Х *6  
-3 x t6  + 1*tO

МАГ
*АГ
УЛ7

0 ,09
0,09О 2М

З У — у АПВ-О.ЬО* гм

—УнЯЭ „_ 

0 ,6

\20

У 0

/I/O
Саимено/ание и  техническая  
/арантеристинт/зВзщ нктриеио

Тип
мирна

£ д.
изм.

щ р

/гятп/
В. СВязь и  сигнализация

/. М одели и  проВода

Р4
ГРСГ^гуШ °77*°^ ГТ7^ есР ° ^ 6̂  

em . jJ/z x a S
тппб МА7 . 4 ? 3

Н. 2 ёлгм. 7 0 x2  7 0  f та п з Мм 03
УЗГ ПРППМ

Ц— -г---г-
ММГ 0,3

Otri/1/iin/L./in/ ж/сгкг/мииоиниуиеи/ти '̂, uwcutuu и тшгяяае/См
по сооеми содержанию Являются нолиями снедающих 
эаназных специринациР Hg-S, 9-д, В-со

Шотсть объёжоВ строительных и злентромонтаягнь/я работ
н

П/п Наименование радотм изм. Нал. Нринтт
А. Строителбнз/е padb/т/

/. 1|I

4/ Рытьё траншеи при 2* наделяя при 3* наделяя
fc / s / te/гр£3 ма&чШ __________ /Яш 7. *Я0Ш#**а.

лгАТ 
АГ ЛГ АГ АГ

430
£0
2%
Я

__ г. Наружное освещение
-г/\[ Рытьё траншеи при 4наделе\ м I S30 I

3. Сбязь и сигнализация
л/ Рб/ггтбё /тгрмше/; рсш / мав&ме ЛГ 280

Рб//77бё /ггр&м4/е0/7рг/2**€г&угрр лг 280
б. Элентромон/палгнь/е padomtУ

1. Наружное осВещение
С/ Нс/паноема сёетильнинаВ с лампами ЖРЛ шт. 47
15

\!I
шт 47

/A s t  у /



Трасса
К а с Г е л ь н ы д  ж у р н а л

Марки-
роёка
каёёля Начало Немец

МасГелЬ
■ по п р а е н ту

Маркс/
напря
жение

ш .т,
чиа/онш 
и сечет 9

проложено

Марко 
напрет

Яап,
чпепапш/
осечена

Ж
З н у т р и п л а и ц а й о н н ы е  с е т и

П и т а н и е  .  к о т е л ь н о й
/ 1— ..'."7 1V!§ / —}си
2 Р{!,мамерс№, ££рс?т/*2 Г 7Г~ 7п

J РР, камера з -ТШ̂ он̂ срснаГтсс/ CCCJ £90
У Р/7, камера/5 Г' / г::~7 290

П и т д /н и е  8 П У

465 Ш З, ш кафЗ Ясцим лугёмйтд м  /ЮбЛгаЯа &0 М38Г /0*2,5 //0
469 -------------- //-----------------

Ш Я В & г

АНВВГ /0*2,5 W

Г
I

С Н а й м а  к а б е л е й , У чт ён н ы х каб ел ь н ы м  ж у р н а л о м

Число жил, 
сечение

Марка, напряжение
ААи/В
Ш ЯЯи/8

6*3
ЯЯшВ
/ОмЗ

Я Ш
ЕЗнб

ЯК88Г-
0,66кВ

3x70 3300
3*95 440 , ь
3*35 9/0
Z__( 820
CTCJ 580
4X2,5 65
/0*2,5 46Q
/4x2,5 £60

Расчётная схема питающее) сети-*330/ггоз
Мдшмаф/ т,*/лсярЗ

/. Sbtcfqp к а б е ле й  лроизбебён  
по нагребу, п о  п а те р е  н а т я  
ж енин S  с е т и  и  п о  усло& /ю
а/пклюкения защ иты  обно
(разным тоном поротного 
■замыкания

У к а з а н и я  н о  п р и в я з к е  ■

/.Данные ё С Д за п а лн я ю тся  при  
привязке п р о е к та  

2. При напряж ении пи таю щ ей  
с е ти  6  кв ёы черкнутб кабели 
см*/9 нон*26

Прирезан

ин/н'О

УйШВ'ЯШ Ш пЩ рш ш
Ш в т т я

* m m w m ® x iim w k
/ fts t  (Г

Л А Т Г О П Р О П Р О М

гРорматАб
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t  К а б е л и  п р о к л а д ы в а ю т с я  н а  г л у б и н е  0 .7  п  о т  п л а н и р о в о ч н о й  
о т м е т к и  з е м л и  .

2 .  Н а  п е р е с е ч е н и я х  с. п р о е з ж е й  ч а с т ь ю  д л р о г  в с е  к а б е л и
• з а щ и щ а ю т с я  а с б е с т о ц е м е н т н ы м и  т р у б а м и .

Р ы т ь е  т р а н ш е й ,п р о к л а 8 к а  к а б е л е й  и  з а щ и т а  о т  м е х а н и ч е с к и х  
-  '  п о в р е ж д е н и й  В ы п о л н я е т с я  В  с о о т в е т с т в и и  с р а б о т о й  4 . 4 0 7 - 2 5 1 .

У  К а б е л ь н ы й  ж у р н а л  с м .  Э - 2  .

k  Н а п р я ж е н и е  с е т и  н а р у ж н о г о  о с в е щ е н и я  з 8 0 / 2 2 0  в  с

г л у х о з а з е н л е н н о й  н е й т р а л ь ю  т р а н с ф о р м а т о р а  .
5 .  н а с т о я щ и м  ч е р т е ж о м  п р е д у с м а т р и в а е т с я  о с в е щ е н и е  

п р о е з З о В к о т е л ь н о й .  О с в е щ е н н о с т ь  З о р о г  н е  м е н е е  1 п к  .
6 .  П и т а н и е  с е т и  н а р у ж н о г о  о с в е щ е н и я  п р е д у с м а т р и в а е т с я

* о т  м а г и с т р а л ь н о г о  о с в е т и т е л ь н о г о  щ и т к а  р а б о ч е г о  
о с в е щ е н и я  к о т е л ь н о й  М Щ . У п р а в л е н и е  н а р у ж н ы м  о с в е щ е н и е м  
о с у щ е с т в л я е т с я  и з  п о м е щ е н и я  щ и т о в  К И П  п р и  п о м о щ и  
м а г н и т н о г о  п у с к а т е л я .

7  С е т ь  в н у т р и  ж е л е з о б е т о н н ы х  о п о р  н а р у ж н о г о  о с & е щ ё н и я  
В ы п о л н я е т с я  п р о в о З о м  Д П В - ^  к Ь .м й  .

8 .  В с е  м е т а л л и ч е с к и е  н о р м а л ь н о  н е  н а х о д я щ и е с я  п о З  н а п р я 
ж е н и е м  . ^ а с т и  о с в е т и т е л ь н о й  э л е к т р о у с т а н о в к и  з а з е м 
л и т ь ,  п р и с о е В и н и б  к  р а б о ч е м у  н у л е в о м у  п р о В о Э у .

9 .  К а б е л и  р а д и о ф и к а ц и и  п р о к л а д ы в а ю т с я  В  т р а н ш е е  
о б щ е й  с  к а б е л я м и  с в я з и  н а  р а с с т о я н и и  0 .2 $ м  о т  

п о с л е З н и х

Ю .  В В о З ы  к а б е л е й  с В я з и  В  з в а н и я  з а щ и щ а ю т с я  р а в н о б о к и м и  
у г о л к а м и  р а з м . U O x U  .

И & ТП П 6 -Ю + ТП П 6 .3 0 | .
(нРгд^>,г+прпп?У1.о) 

м Г г п п в м о )  ^ с м .^ к аа о н и я  .
(М р м Й .2 )  J no привязке п »

Э к с п л и к а ц и я  э Э а н и й  и  с о о р у ж е н и й

по
Г П

Наименование П р и м е ч а н и е

1 К о т е л ь н а я чип.пр.
9 М - И 3 8

2 Д ы м о в а я  т р у б а
Т и п .п р . ,  . „  

9 Q 7 - Q 2 . « 2 > M . f i

3 О т к р ы т а я  т р а н с ф о р м а т о р н а я  п о д с т а н ц и я
Т и п .п р . 
303-149 в

и Б а к  с б о р а  г е р м е т и к а  V  *  S 0  п *
т и п .п р . 
7 0 4 - 1 - 1 1 0

S Б а к и  -  а к к у м у л я т о р ы  V *  $ 0 0 0  м *  - 2  ш т Тип.пр. 
7 0 4 - 1 * 2 7

6 В о д о п о д о г р е в а т е л ь н а я  у с т а н о & к а Т и п .п р . 
9 0 3 - 1 - 198

п С к л а д  с о л и Т и п -п р .
903-1-198

П а р к а
п о з .

О б о з н а ч е н и е  ^ Н а и м е н о в а н и е К о л .
М о с с а

е Э . к г

П р и м е 

ч а н и е

В н у т р и  п л о щ а д о ч н ы е  к а б е л ь н ы е  с е т и

1 к а б е л ь  с и л о в о й  
А А ш В - 1 к ь  -  3 x 7 0 щ

2 й й № . й $ к «  : Ь 4 0 и

3 №
Ы т з а н
n o rfp H b m w

k 1 ( 5 * ^ ° * / -----------------7 8 2 0 ц
п .з

5
— t-------------------------------------------------- к а б е л ь , с и л  ------------------- 7

5 8 0 п

6
^ а б а л ь ' е и л о ^ о Л ~ - ~  ....................

О

7
к о н т р о л ь н ы й  

А К б в Г - 0  5 к в $ 5м

6 К а б е л ь  к о н т ь р ш ы й .  
А К Б В Г - Q .S 6 Л  1 0 x 2 5 4 6 0 «

9 Щ г Л .ьо в ^ 7 1 й 2 5 0 и

1 0 т р у б а  а с б е с т о ц е м е н т н а я  “  
ф Ю О м п 1 1 0

Н а р у ж н о е  о с в е щ е н и е

12
п у с к а т е л ь  м а г н и т н ы й  
П Ж Е - 3 2 1  .  . 1

1 3 Л 1 р е т $ ч с г г е ж т щ а я 1 ? Ш 1 *
П К У  3 - 5 8 И  0 1 0 1 4 2 1

14  '
C 8 W 7 l b W i » W f l b W r i !
с к з е - г 5 0 1 7

15 1 7

16 р я 9 Q m

1 7
к а б е л ь  е и л о ь с »  
А в о  Г *  1 X 6 - 3 x 1 6 . 90 м *

1 8
K a c f e n b  с и л о в о й  
А Ш - 1 x 6 - 3 x 1 6 + 1 * 1 0  _ 551)" -

1 9 w i f r * ЬООм

2 0
м ^ т а  о т в е т в и т е л ь н а я

В

2 1 С ( п о ^  ж е л е з о б е т о н н а я 1 7

2 2 П р у б ^ ^ б е с т о ц е м е н т н а я  ”
I S

С б я з Ь  и  с и г н а л и з а ц и я

2 3
к а о е л ь г о о о о с х о и  т е л е ф о н 
н ы й  Т П П Б - 3 0 x 2 x 0  5 300м

2 4
к а б е л ^ й р й ^ к ь й " т в л е ф о и -

300м

2 5
к а б е л к  п ^ А ё ф ? н Н й й ^ с \ я з й  1Л 
и  р м и в ф и й з ц и и  П Р П п м - Г х ^ ф 300м

2 6
У Г О Л О К  р б в Н Ь б о к и й  р а Ш 

4 0 x 4 0 x 4 Ш и

2 7
Т р ц ^ а  ^ с б е с т о ц е м Т н т н а я  ~

20

У к а з а н и я  п о  п р и в я з к е
“  З а н ы  с х е м а т и ч н о  и  у т о ч н я ю т с я  при п р и в я з к е  п р о е к т а  , 

е ш и т ь  т р а с с у  п и т а ю щ и х  к а б е л е й  Р Г Г ( к а б е л и  h H > 2J  и  в н е ш н и х  к а б е л е й
1. Т р а с с ы  к а б е л е й  Э а н ы  с х е м а т и ч н о
2 .  Р е ш и т ь  т р а с с у  

с в я з и  Т П П Б - Ю  и  М Р П - 1 , 2

Дополнительные условные обозначения
_ w t ( s )  -  К а б е л ь  э л е к т р и ч е с к и й  п р и  г р у п п о в о й  п р о к л а д к е  В  т р а н ш е е  В о  1 5  к В . 
- w t U ) ~ К а б е л ь  э л е к т р и ч е с к и й  п р и  г р у п п о в о й  п р о к л а б к е  В  т р а н ш е е  8о  1  к 6 . 

1<6 г г ~  К о л и ч е с т в о  к а б е л е й  . л *
- ^ ^ • К а б е п ь ,  п р о к л а д ы в а е м ы й  5  а с б е с т о ц е м е н т н о й  т р у б е

— П е р е с е ч е н и е  к а б е л ь н о й  т р а с с ы  с  т е х н о л о г и ч е с к и м и  
а> i  т р у б о п р о в о д а м и  „ В ” -  в о д о п р о в о д  „ К " .  к а н а л и з а ц и я  .

— у 0— К а б е л ь  с в я з и ,  п р о к л а д ы в а е м ы й  В т р а н ш е е

___ y t _ _ К а б е л ь  с е т е й  т е л е ф о н и з а ц и и  .

—  у г — К а б е л ь  с е т е й  р а Э и о ф и к а ц и и  .

П р и  н а п р я ж е н и и  п и т а ю щ е й  с е т и  б  к В  В ы ч е р к н у т ь  
к а б е л и  М ° 19 , 2 0 , 2 1 , 2 2 , 2 3 , 2 4 , 2 5 , 2 5 j  п о з и ц и и  3 , 4  8 
с п е ц и ф и к а ц и и ^  о т к р ы т у ю  т р а н с ф о р м а т о р н у ю  
п о д с т а н ц и ю  п о з . 3  п о  э к с п л и к а ц и и  
Д а н н ы е  8 £ 1 7 з а п о л н я ю т с я  п р и  п р и в я з к е  
п р о е к т а .

п р и в я з а н

* — — . :

.

И н в н *

ТП 903-1 - 1 9 8  . Э-3
Котельная с тремя котлами КЬ-ГМИОО иКотельная с тремя котлами кЬ-ГМ-100 и тремя котлами! 
гм-30-14( 2ДИИ4ГП),0ткрытая система гпеплосноожения

Генеральш е/ план. Ш К 1 Ш Ш .
инж енерны е сет и.: РП____________

З н у т р и п л о щ а б о ч н ы е  к а б е л ь н ы е  
с е т и ^ н а р у ж н о е  о с в е щ е н и е ,  
с е т и  с в я з и  и  р а д и о ф и к а ц и и . ААТГИПРОПРОМ

/ / w  / /  г з  ф о р м а т д г
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ведомость уертемед ошвзого зотзезо/Р

/Шет воомемовамое Tjm evm t

Л вва/ее дсгш /е { 200030 ) 23 •
~ Г Щ се  друзь/е ('0 2 0 2 0 0 2 0 0 ) 24

3
ПШ3 0 2  о оетрш  водопроводе Т\ 
0  20203030000 25

ведомость ссшеммьеги лро/гргаемь/г-дсзумемлоов

£ 6 0 3 2 0 0 0 2 0 0 доомемовомос tyx/mevooot
- 1 Ш Ш Ш 1 Ш Щ рШ ь/

7ООО2-0-/ дм . /0 в0М0303000О22//е 202000//

7O0O/-0-0fw./,3 Зодопровод/д/с 2 0 2 0 0 0 //

Р ф (М Ш -7 в ш .т

- Ш  ведомость осзовзь/х м тоетоёробош  7$о/земе<}

---------------  ........___________ ~.'в coomSCmco/8 0 0
с де0ст8у/щоме щомомо о орввозомо о 
//peify/c/vpmpofaem тфсородт/щедееое/овощое 
Озр/ту/о, 53ршсооморк//О0 ооморзо/о дезо- 
оосмооть ори ысозустгуио 3 0 0 2 0 #

Рзовм/д озмезер гроезтр^ /Д уто м /

Сдозосоерое //соме/говсрое Ppomevom
ТП003-/-М т Рмераз/мъ/С /тор Дх.7/, t г
ттз-/-/ев t рр Р̂ (те2руо2с-слро0/ое/м//е вз7/ 72
ТР003-/-Ш вм

Г|111 вз-7/,7.2
ТП063-/-М ж м//е/щщвлу /vemcr/t/?c/</ec#</P Рз7./ 72
ТШЗ-/-М № ром#*/# сото ооMoopffSwe-2&в 0 *0202030000 /У- 7/, 72
тооз-t’W тс Te/?2 oSs/e се/0 0 АоЩ 7-2
7РО03-/-т ртм I jвз7-/j 72
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20/320,
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V02oe
Зодомсгтеме

' ' * Шдет&220-т/С&6 __i
-/роозводо/одемо-
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/ 20m03O8 0вбР Зодвш/20 О0О023&Я
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тоздеземЗО/Обр

Ф/СС Т 33S
2 * -, - |Томе Фгоо 13 Mb
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Свозз&оемие рромезовомае

О: /,ООО
7родШ'7Р/5Ог/5‘0

rocTsses-et
Томе ТФ8ООХСО0
томештрФ/оох/оо
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ГОСТ SS2S-6/
/реет РРФОООх 200
rocrsscs-s/
везомо у р р /so

РОСТ £523- 6/
То ме ОРТ <900
Отвод ОРГ05° ТОО,
РОСТ £520-0/
РереходвР200х/£о
РОСР5525-0/
вртрудоз до
ОФ/УОО/0075525-6/
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Томе #Фгооо
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МапноР
ПОЗ. вдозноаеное Н ат еновонс/е:2m5 5 ф от.

verm/e
/9 Франец 0 -900 -2$;

ГОСТ /293/-57 т ~20р
~~— .

ее трубопровод оз

чугунных всдсоро -
— f—водных т руд.

ГОСТ5525-6/ Ф65 ~а \н "
~ 1 Т ~ Тоже ф/оо 20_~ Н___

г г тоже Ф/$о Щ И__ _
23 тоже , Ф900 /34_ Н ’
24 ro m -9 -9  Ум - / Нородцы аз сборных -

жерезобетонных ~~~~— 1

% 1 % 1 " "
Ф/о ии Т —

25 — Ум -3 Нородцы оз
демсна //р-.г/нг " * ‘
розы. 3000x2000 т ~

26 - 70же ф -3,$м
разм 3000x2500 т

27 70 же нр-Збы р-—
рази 2500x2500 т г-—

2$ 0ерия490/-78ынШ-2 Зенюнныд упор 27р '
....._____ i_____ — —

— —
—-

-
' i -—:—

Рn j
Нооазводстденно- - .

L Z __________
-—

/%w.ш ддознааенне Наименсвонае 2т.Нассоед-,хгпропН-vowe
,/ руды хдро/оооесм»

хснорнзоцоонные
ГОСТ296-70 0/50229 fit

2 Тоже Ф25024 fit
3 7оже Ф30От н
4 7ру5ы ж/5емснные

безнапорные
ГОСТ6092-7/ ФО003/0 fit

5 тоже Ф05020 fit
6 70902-9-/ вып/ Норадцы аз сборных

ж/детонных
эрементовНдо 2.0м

Ф/000/ч ~
7 ----------V ---------- 70 же Ндо 2,5м

Ф/000/2
в ---- ТЬ же Ндо 2,0м

Ф /5005
9 ---- тоже У до 2,5м .

Ф/5002

4ождедая-00003- — .—

йодс/Меш-</(/с/пд%

/ рубы осдестоцемею
т ЦТныеГ0С7/639-90 Ф200

2 Тоже Фзоо20 fit

н

3 7рудыж/бемонныё~
дезторнб/е/оогбШох

* Ф/00/00

HctfifiCt, Удознт/енае Нооменовоное 20/.
тШ
ед.,хг

трш -
чанае

4 Тоже Ф450 №
5 70902-9-/ вып/ Уродцы озсдорных

w/демнныхзрементоб _
Ндо 2,См Ф/00С 6

6 _„-- X 1 1 6
7 -- //-- Тоже НЗоЗ.дн Ф/000 3
8 -v-- Тоже Ндо 2Ум Ф/500 4

■ 9 -ж- Тоже-НМОм Ф/500 / •

* Замазученных
стонав

/ Тру/бЫ осбестоцежент-
№ Ж 039-90 Ф 200238 fit

2 Тоже Ф250 /28 fit '

3 7П902-9-/ вып / 20/одцы оз'едертх
н/бемонныхэремет »

Ндо 2,0м Ф/0 0 0 6
4 --* -- Тоже Ндо25м Ф/000 4
5 70902-9-/ выл. 6 АаждепруетмННТНм

Ф700 6

Условны е авознанения 

-H $— Нжржцоя занозуvchhs/x  стонов

ТП 9034-№ 
m

Н&Н
Ш ШаЖ

im a m

Ш£: X

Генеральный план. Инженерные сета. 
Рдщае ванные

РП
Л А Т Г И П Р О П Р О М

/f4s4 у /  p s
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Г е н п л а н  с  с е т я м и  б о д о п р о б о д а  и  л а н а / 7 и з а и и и

ЭксплшхациЯ зданий а сооружений
Но Но НО ГП баоненобаное Лроме</онс/е
/ бо/оелшя тпооз-/-т
2 ртобая труба тлсо?-г-н/
3 бтртая юронс0орно0 ор//ао ообс/ло/гцс/я 7Л 709-/-27

9 So# сбора герл?о/т/ла 9-SO/n3 тлт-/-//о
S бот-ащнуляторб/ V-soooh3- 2 а/т. ТП 709-7-27

€ Зодолодго/побо/оелбная устонобт 7/7003-/-/03
1 Стад соло 7ЛООЗ-/-Ш

рйёяЗнн

т -у *

7 П 9 0 3 Ч Ч 9 6  Ш

гМ'$пу{2д£'г5-'/ут)Шщш^
Генералснь/и шан. 

Инженерные сети.
ОтШ
РП

ш т.

fee//?/?## с сеютс/ 
осдм ртдс с/ хрнр/п/щш. Л А Т Г И П Р О П Р О М

Р> Р' Форм&/г>
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Ведомост ь черт еж ей основного к о м п л е кт а

бист Наим енование Примечание

1 Одщие данные 66
2 План тепловы х се те й  и схема тоидопроводов 27

3 Разрезы 1-1; г -2 : У Т -1 28
4 У Т -г .  Разрез 1-1 29

В е до м о сть прим ененны х и  ссы лочны х м а те р и а л о в

Сдоэначение Наим енование Примечание

Серия 4.903-10 вып.1 Д е та ли  трудопроводов
и--------------------  вып.З Установка контрольно - .

измерительных приборов'
--------- -— и --------------------  вып.4 Ппорь/ неподвижные

н вы п-5 Опоры подвижные

Серия 3-903-в  вы п-1

IS$I

надземной и  подземной
канальной прокладки
водяных т теп ловы хIII

конденсатопроводов

В едом ост ь основны х ком п л е кт о в

Одозначенис Наименование Примечен.

ТП  903-1- Г П Генеральный п ла н Ал. 7.1. 7.2_
ТП 903-1- АР А р хитектурно- строитель * Ал. 7.1.72

ные реш ения

ТП т -1 - КАК

и!] Ал. 7.1, г г
бетонны е

ТП  903-1- КМ Конструкции м е та лла - Ал.7-17-2

ческие
ТП 903-1- ,Н 8К Наружные се ти  водоснаб Ал- 7.1,74 _

жения и канализации
ТП 903-1-1 ТС Тепловые с е ти Ал. 7.1,7-2

ТП 903-1- ATM А в то м а ти за ц и я Ал- 7-1 7-2

Т П 903-1- э Электротехническая часть Ал- 7-1, 7-2

ТП903-1- SC Связь и  сигнализация Ал. 71 7.2-

Типовой проект разработан в соответствии с 
действующими нормами и правилами и преду
сматривает мероприятий; обеспечивающие взрывнуи 
взрывопожарную и по тарную дезопасность при

/'Мупам/
эксплуатаци и эдо 

'-Глаьный инженер
здания.

проекта

/• Н астоящ им  п р о е к то м  р е ш а е тся  прокладка  

трудопроводов высокотемпературной воды, пара, мазу

т а , конденсата , щелочи, кимо чищенной водь/, 

де кардониз ированной воды и противопож арного  

водопровода, 

г. Тепловая изоляция.

Все тр удо п р о во ды  и а р м а тур а , кроме пара  -  

провода, очищ аю тся о т  грязи  и  ржавчины и  

н а н о с и тс я  антикоррозийное покры тие из краски 

J 5 T -177 в два сла л по грунтовке ГФ -0 2 0  в  один  

слои . Паропровод покры вается ди тум н о й  грун

товкой  -  праймером.

Теплоизоляционный слой выполняется из мягких 
минераловатных плит на синтетическом связу
ющем.

Теплоизоляционный слой закрепляется несущей 

конструкцией из нержавею щих бандажей.

Покровный слой вы полняется из т о н к о л и с то 

вой оцинкованной с т а л и

Толщ ина теплоизоляционного слоя для  

трудопроводов вы со ко тем пер а турн ой  воды 

4у 260-70мм, 4 у в 0 - бОмм, 4у 5 0 -5 0 мм; для т р у б о 

проводов хим очищ енной _ воды Д у 500 - 70 мм,

Ду 125-50 мм ;  для конденсатопроводов 4 у150-50мм, 

Ду12б-50м м , 4 у 50-40мм ; для м азутопроводов 

Ду125-б0 мм, 4у 1 0 0 - во мм, 4 у SO-60 м м ; для паропро

вода Ду 300- 80мм, Д у 200- 70мм.

3- М о н та ж  и пуск в эксплуа та ци ю  тр уд о п р о в о 

дов вы полнить согласно правилам  Го сго р те х

надзора СССР и  СП и П  Щ-30-74.
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Марка
поз.

10

13

1$
17
18
19
го

Т91
792
Т93
794

Условны е о б о зн а ч е н и я

та зуто п р о в о д ы

С в о д н а я  с п е ц и ф и к а ц и я

О б озн ачен ие

1Sc г г  нм

15с 87н* 1

16 с 13 нж

45 ч 12нж

15с22нж

Г0СТ10704П6 T9 но пост
Г0СТ10705-63ге.З ст.Ю
ПОГОСТ 1050-60

Материалы
ГОСТ 4056-83
ГОСТ 5637-79
ГОСТ 8517- 76
ГОСТ 9573-72

ГОСТ 19904-74

Наименование Нол.

В ентиль запорный
фланцевый Ди 70 шт.
То же, ДуЧО шт.
То же, д у 2 5  ш т. 30

То же, 4ц 20 ш т.
То же, 4  ч 15 ш т.
Клапан обратный
подъемный Ду 40 ш т.
Конденсатоотводчик
термодинамический
муфтовый 4ч25 ш т.
Вентиль запорны й-
фланцевый Дубр шт.
Трубе/ стальная электро
сварная Ли 18*2 м
То же Дн 45*2,5 м
Томе, Дн57*3 м
То те , .  Д* 89^3 м
Тоже,  Ды 106*3,5 м

Тоте , 4 Ы 133*3,5 м
Тоже, 4*159*4,5 м
Тоже, Ды219*5 м
То же, Ли273*7 м
Тоже, 4*325*7 м
Тоже, Дм 530*6 м
Тоже, Д н 32*2,5 м
на изоляцию
Грунтовка РР -02 о  кг
Краска 67*177 кг
Праймер
Мягкие м инфоловатт
плиты  ПМ-100 м3
Тонколистовая оцин
кованная сталь т *

Касса
ед.,кг

33,5

174
105
315
396
74
42$
108
74
347

74
174
222

148
296
19

150

806

15,5
11,7

9,3
7.2

10,5

2 ,0

17,4

0,769
2,62
4,00

>6,36
9,02'
11,18
17,15
26,39
45,92
54,89
77,53
1,82

Примеч.

к* 1,5

щ елочепробод

ТП 903-1 - т Т С

ЧЬте/нная стремя 
ГН-бО-К/ЫГЯЗ-Р/ГМ)
Генеральный план 
t/нхенерные сети.

Трасса внутриплощадочных 
трубопроводов.Общие данные

СМоЛиА Ласт
ЯП

>мя котлами 
'набуменцк 
Листов
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Типовой проект 903-1-198

http://files.stroyinf.ru/Index2/1/4293783/4293783621.htm

