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ТИПОВОЙ ПРОШ*

РЕАГЕНТНОЕ ХОЗЯЙСТВО НА 2 ОСНОВНЫХ РЕАГЕНТА ДШ СТАНЦИИ ОЧИСШ ВЗД ПОВЕРХНОСТНЫХ ИСТОЧНИКОВ 
С СЮДЕШШЕМ ВЗВЕШЕННЫХ ВЕЩЕСТВ ДО 150 МГ/Л ПРОИЗВОДИТтНОСШ 50 ЖЛЗ/СУТКИ

СОСТАВ ПРОША

Альбом I Часть I Архитектурно-строительные чертежи
Альбом П Часть I Технологическая, санитарно-техническая части, нестандартизироаащое оборудование
Альбом Ш Часть I Электротехническая часть. Связь и сигнализация
Альбом 1У Часть I Задания заводам изготовителям не низковольтные комплектные устройства
Альбом У Часть I Строительные изделия
Альбом У1 Часть I Ведомости потребности в материалах
Альбом УП Часть I Спецификация оборудования
Альбом УШ Часть I Сборник спецификаций оборудования
Альбом IX Часть I Сметы

/ПГЬКПМ УШ 

Часть I

Разработан
ЦНИЙЭД инженерного оборудования 
городов, жилых и общественных зданий

Госгравданстроем
Приказ» 29Т от 31 октября 1960г, 
Введен в действие 
ЩЙИЭИ инженерного оборудования 
Приказ # 54 от 24 июня 1983г.

Главный инженер института 
/Главный инженер проекта

А.Катаев

й о г / - Л. Розанова



Альбом УШ ч Л

- 2 -

тп 9 0 /-3 -Ю /.Я З
СОДЕРЖАНИЕ АЛЬБОМА

Марка Наименование

Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком

ТХ.ССО Технология производства

ОВ.ССО Отопление, вентиляция

эм .ссо Электротехническая часть

АТХ.ССО Автоматизация технологического процесса

3 0Х С 0 Электротехническое освещение

с с .с с о Связь и сигнализация

Стр,

3 «5 

6-8 

9 -1 2  

13-20  

2 1 -2 3

2 4 -2 5
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НАИМЕНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И 

МАТЕРИАЛОВ
ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ { ДЛЯ ИМПОРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ-СТРАНА,ФИРМА)

Тин, марке 
оборудовании, 
Обозначение да» 
кумента и номер 
опросного листа

Единица
измерения

позиция Наиме
нова
ние

Код

Кол задана 
изготовителя

Код
оборудования,

материала

Цена
единицы
оборудо

вания

тыс. руб.

Коли
чество

Масса
ашшшы
оборуцо»

БЗННЯ
кг

1 2 3 4 6 6 i 8 8 ю

Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком

Технология производства

Оборудование

I .  Подъемно-транспортное.... ......... .. _____  . .
8 1 Л . Кран подвесной, электрический однобалочиый, однопролеткый Г0СТ7890-73

Т
т 796 315723 I

IA I-5 ,1 -4 ,5 -6 *2 2 0 /3 8 0

7 1 .2 . Таль ручная червячная передвижная грузоподъемностью 1 .0 ГОСТ1106-74 шт 317322 I 39
6 1 .3 . Лебедка ручнаярычажная грузоподъемностью 1 .5т гаг 4S356S________ 4 34

2 . Насосное оборудование

I 2 .1 .  Насос центробежный химический 0=20 мЗ/час, Н=18м, п=2900 X 20/Х8Л-С- шт ‘ 796 36315X7560 2 I95L
об/мин с электродвигателем B I00.S2 М *  4 квт УЧ

2 2 .2 .  Компрессор с электродвигателем AQ2-7I-4 п=1450 об/мин ВК-6 шт 7 9 6 3648X61145 3 680
А = 22 квт

3 2 .3 .  Насос-дозатор 0=1600 л/час Н=Хб_кгс/см2 с электродвигателем НД_2х5_ 1 6 0 0 / шт 7 9 6 3632230170 2 224
А02-32-4 А ш 3 квт Ж .К Ш

4 2 .4 .  Насос-дозатор 0*030 л/час Н-Ю кгс/см2 с электродвигателем НД2,5 630 / шт 7 9 6 3632230150 2 108 я
4АХ80А4 i  *  1Л  квт ХОД I4A

3 . Технологическое оборудование

Инв. Кг

■СЗЫИИ ..Коыергин

Л ’с.а.ашгва
—

аэм>нй
1

УЛнШ1
И

Причя-тлн

Т .П .9 0 1 -Э -Ш .$ 3 тх.ссо
Спецификация оборудования 
к рабочим чертежам марки 

ТХ

Стадия Лист Листов
га

ЦНИИЭ11
инженерного оборудования 

г. Москва
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позиция НАИМЕНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И 

МАТЕРИАЛОВ

ЗА ВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ ( ДЛЯ ИМПОРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ -СТРАНА. ФИРМА }

Таи, марка 
оборудования. 
Обозначение до
кумента и номер 
опросного ласта

Единила
измерения

Код завода
изготовители

Код
оборудования,

материала

Цена
едктшы
оборудо
вания

тыс. руб.

Коли
чество

Масса
единицы
оборудо

вания

*г

Найме 
но ва
нне

Код

1 2 3 4 5 8 7 8 9 10

ь 3 .1 .  Мешалка ПАА в комплекте с насосом 2к -6а  с электюодвигателем УРП-2м ШТ 796 I 730

A 0 2 -3 I-2  fl s 3 квт и приводом мешалки А 0 2 -4 2 -6  = 4  квт

4 , Нестандартиэированное оборудование

4 .1 .  Гребенка воздухораспределительная в растворном баке I 13400000 шт 796 2

.коадцшию__ !________ 1.......... ....... _ ................................... , .
. -  -j

; !
4 . 2 .  Гребенка воздухораспределительная в баках-хранилищах I 13400000 ШТ ’796 2

коагулянта

4 .3 .  Кольцо гидросмыва в растворных баках коагулянта II3 3 0 0 0 0 0 шт 796 2

4 . 4 .  Гребенка воздухораспределительная в расходном баке 124000000 шт 796 2

- ч

коагулянта •

4 . 5 .  Гребенка воздухораспределительная в расходном баке гюлиакри ■-

ламида 124100000 шт 796 2

4 .6 .  Поплавок для агрессивных сред 0  100 I 13700000 шт 796 4

1______ 4 .7 .  Поплавок для неагрессивных сред 0 25 I 13700000 шт 796 4
1 4 .8 .  Поплавок для агрессивных сред 0  32 I 13700000 шт 796 ' 2

5 , Оборудование механической мастерской

5 .1 .  Токарно-винторезный станок М « 4 , 1 2  квт, наибольший IA 6I6 шт 796 I 1500

_ L диаметр детали 320 мм, наибольший диаметр прутка 34мм
Ж
£
£
i
S
*
онфс
$
•а

К = 710мм
5 .2 .  Точильно-шлифовальный станок N = 0 , 4 - 0 , 6  квт, наибольшие ЗБ631 шт 796 I “T S 2 ---------

—--------
размеры шлифовальных кругов 180x25x32 , 100x32x32

5 .3 .  Настольно-сверлильный станок N » 0 ,6  квт наибольший.диаметр 2MII2 шт 796 I ~

сверла 12 мм

Л

\

Привязан

Паст
T.D.90I-3-ISI. 83 TX.CC0 | 2Инв. №
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Таи, мафад
Ещмж

^ м т ш
»  ■
«*..___ Код аатда 

«srowewiena

г" Цша |
Кода-

часто

' Масса ■
©ДЙНШМ

ПОЗИЦИЯ НАИМЕНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАК1ВНСШ«А ОЗОРУЛСЖАШ4Я И 

МАТЕРИАЛОВ Л г"
ЗА ВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ ( ДЛЯ ИМПОРТНОЮ ОШРУДАВАНИИ -СТРАНА, ФИРМА )

оборУ»ав«вдя,
Обоаяачд«мд 
пушить я номер 

\ Ряростого яюсч-а

.Н«вдв«
т т -
нее

Кой

Код
оЗоруяоводкя, 

кШ'герш

фдкпвяшы

0&W№r
»а*ш»

ТЖЧШв.

ottopyflp-
«авиа

ЖР •

1 2 а 4 8 ' '6 7 в . 0 10

5 .4 ,  Верстак слесарный стальной свасной L » MQO wh.  Н^ХЮи. ШТ '796 X 120 .......

5 ,5 .  Стеллаж полочный стальной сварной Н«2000мм. 1» «1400мм _ ШФ 796 X - _ шо „

5 ,6 .  ШкаД» для инструмента деревянный Н«2000мм1__ 5 « б О О м ы _____ Тйб : * . ГХ„. • _
6 . Арматура

6 ,7 0 6 .1 .  Вентиль ---------g -IPO Х5ч73гм ШТ 796 3722X640060 IX 25Л

7 6 .2 .  Вентиль ____ 2  50 15впЗн 796 376241X006 2

J& ______ „6.3....-----------------------------------------------------------------------— ---------fl gfi ТбягтЯгг 7QA Я7КРРТ 1ПАЯ 5 [ т0
15,35 6 .4 ,  Вентиль 0 40 15кч18р ШТ 796 3732X2X0246 4 ‘3 ,7
16 ,3 5 6 ,5 .  Вентиль ; 0  25 15кч18р ШТ 796 3732III0643 ХО 1 ,4
32 6 .6 .  Задвижка 0  150 ЗОчббр ШТ 796 . . ' 372IJ5I0095

*
5 3*5

33 ,4 3 A .? .* J t o a m ______ ....... 0  1 0 0  j ЗОаббр ШТ 796 372115100?'/
4т,~~тт~щт*-

15 3 8 .4
-б^^Зендидь. .  _____ : ____ - 0 3 0 _15кг|18р ЩТ. 796 7 5 0 (

56 6 .9 .  Вентиль 0 15 15кч18р ШТ 796
у.(мы^ «ЗАУvff м
37321I 10625

f
8  ■ 0 ,7

69 6 ,1 0 . Вентиль 0 150 15ч63гм ШТ 796 37221610X29 6 72
71 6 .1 I .  Вентиль 0 200 15ч63гм ИТ 796 37221710106 т
59 ____ L f f i _____________ _ _15кч11р ШТ -.796 п

W * Ь*ы>-Х 1 J.VAVW
Ч7ЧРТЧТЛТТ

X
>|

iuv

О fwlvXJjXvXX компл»

•

п

Привязан

И*ш.№ T JB .9Q X -3-lS I.83
Цжс*

TX.C00
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Альбом УШ часть I /Я * /<?-*&> 6

позиция
НАИМЕНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И 

МАТЕРИАЛОВ
ЗА ВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ (ДЛЯ ИМПОРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ -СТРАНА. ФИРМА )

Тип, мерка 
оборудования. 
Обозначение до
кумента и номер 
опросного диета

Единица
измерения

Наиме
нова
ние

Код

Код завода 
изготовителя

Код ' 
оборудования, 

материала

Цена
единицы
оборудо

вания

тыо.руб.

Коли
чество

Масса 
единицы 
оборудо

вания 
кг . <

О
О

Оборудование и материалы! поотавляемые заказчиком.
I .  Отопление

ХЛ Кран "Маевского" СТД7073В Ш¥ 796
1.2 Кран двойной регулировки КДРШ-15

0 15 Г0СТ8625-7? шт
1 .3 Вентиль аапорный муфтовой

796 3712222009

15кч18п
0 15 Г0СТ18161-72
0 20 Г0СТ5761-74

шт

шт

796 3732IXX027

796 3732X1X028
0 25

2 . Вентиляция
шт 796 S732III029

2 . 1 Агрегат вентиляторный А2,5100-1

а ♦ вентилятор центробежный Ц4-70 te 2 t 5 испЛ ; Л0

2.2
б» электродвигатель 4АА56А4; П  ж 1400 об/мин; 0 Л 2  квт 
Агрегат вентиляторный А2,5100-I

А 2,510(Ы комп л 671 4864X100108

а» вентилятор центробежный Ц4-70 №2 , 5  исп, I ;  ПрО°

2 .3

б . электродвигатель 4АА56А4; /г а 1400 об/мин .АГ в од;»
Агрегат вентиляторный А2,5Ю5~1 

а . вентилятор центробежный Ц4-70 2 ,5 ;  и о а д ; Л01*

А2,5 1 0 0 -1  [компл 671 48641100108

б . электродвигатель 4АА56А4$ / г »  1400 об/мин, JsfaQ Ц  КВт А2,5Ю5~Х компл 671 48641100108

21

32

ю

0 ,1 4

0 ,3 2

0,6
0,86

h L

26

26

26

Привязан

••
Инв. Kfe

та  9 0 1 - 5 - )  81* 85 овссо
Пконт! Грачева

Спецификация оборудования 
к сановному комплекту 
чертежей марки 0В

Стадия Лист Листов
1ровер ЛОГИНОВ Ttzz
)иЪ8Ж Карелина. OfflsLs ЦНИИЭй

инженерного оьорудоаания 
г. МоскваJ k . r u Грачева

ы ЙМ19ЯИш т
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Альбом УШ часть I

—

Ulib..V

полиция НАИМЕНОВАНИЕ И  ТЕХНИЧЕСКАЯ ХЛрАКТЕГ'ИСТИКА ОБОРУШ8АНИЯ И 
МАТЕРИАЛОВ

ЗА В О Д  -  ИЗГОТОВИТЕ ЛЬ ( ДЛЯ ИМПОРТНОГО СВОРУ ДОВАНИЯ -СТРАНА, ФИРМА )

Тип, мирки 
оборудования. 
О&осмшчсшмг цо- 
к у м е н  г а  И номер 
опросного 4ЩСШ

Единица
НЗМСШЧтИ

Код завода 
иаготоаитодя

Код
обирудоводш»,
материала

Цело
штиш
оборудо
вания
Т Ы С , р у б .

Коли
чество

Масса
«ддешцы
оборудо
вание
«г

Найме-
иова-
шс

Код

1 2 3 4 в в 7 в 9 Ш

. г л Агрегат вентиляторный А 8,2095-1
' I

а .  вентилятор центробежный И4-70 МП 3 ,2 ,  иояД* По0й

б , электродвигатель 4АА68А4; Д *  1400 об/мян, Ж  а  о .2 5 АЗ, 2 0 9 5 -1 компд 671 40S4IIOO2O6 I 42
2 .5 Агрегат вентиляторный A 6.B I00-I

а ,  вентилятор центробежный Ц4-70 te 6 ,8 j  иои*1; JK)U ,

б . электродвигатель 4AI00 L  В6$ / г »  950 об/мин Ж *  z 7 i m t A 6 ,a io o -i ' КОММ 671 4864II00500 X 199
2 .6 Вентилятор осевой te 4  о электродвигателем 4АА56А4; 0 6 -3 0 0 шз? 796 48645306209 2 10

/г =  1380 об/мин| Ж *  0 ,1 2  квт

2 .7 Калорифер КВБ-10-П шт 796 1 ~ 1 8 3 ,7
___ 2.8 _ Клапан воздушный утепленный с приводом типа МЭ0 КВУбООхХОООЭ шт 7% 48664080006 X 6 8 ,7

3 . Узел управления и теплоснабжение калориферов

8 .1 Вентиль запорный муфтовый Х5кч 18а
0 15 Г0СТ18161-72 шт 7% ■ * .  . • 3782X11028 8 0 96

. ____3 .2  : 0 32 Г0СТ5761-74 шт 796 3782I2IQ 3I 6 1 ,9 8
3 . 3 Клапан регулирующий о электрическим исполнительным механизмом 25ч931нж

0  25 ТУ26-07-Х139

-7 6 шт 796 872251 .1 2 7 ,9

в л Вентиль запорный фланцевый 0  25 15кч19п
ГОСT I8162-72 шт 796 3782111088 2 2 ,7

0  32 Г0СТ5761-74 п т 796 878212X044 4 3 ,9

■_______ы , Вентиль запорный муфтовый 0  25 Х5кч 18п
f  ' --------------1
I  1

Г0СТ18161-72 шт

Г0СТ5761-74 шт 796 8782111029
- •

2 | 1 ,8

ffl 9 0 I ~ H g a 3
Пястomco



Альбом УШ часть I /&?/£■■£№ S(
1КЛИШ1Я

1
НАИМЕНОВАНИЕ И, ТЕХНИЧЕСКАЯ характеристика оборудования и

МАТЕРИАЛОВ

ЗА ВОЛ -  ИЗГОТОВИТЕЛЬ ( ДЛЯ ИМПОРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ -СТРАНА, ФИРМА )

Тип, марка 
оборудования, 
Оболначинно до
кумента и номер 

0 Н|дог|юго листа

Единица 
>i:jML4>enmi s

Код завода 
изготовителя

Код
оборудования,

материала

Цена
сдшшиы
оборудо
вания

тыс. руб.

Коли
чество

--
Масса

единицы
оборудо

ваниякг
Наим»-
Н О В Д -

ние

Код

1 2 3 4 S 6 7 8 . 9 10 |
3.6 Задвижка стальная 0 50 30с76нж ffl£ 7% 374121X025 2 . „-Ж5...‘ Г0СТ1О926-75

i
3.7 Манометр МТП-160-16 (10) ГОСТ 8625̂77 шт 796 2 1
8.8 Кран трехходовой к манометру 14м1 шт 796 8 1
3.9 Термомею Д.5.1.240.66 Г0СТ282Э-73 шт 796 5 1
ЗЛО Оправа под термометр П~200~100 ГОСТ3029“75 шт 796 |...-... 2
8.11 Оправа под термометр У-200-100 Г0СТЗО29-75 шт 796 3

1 1
л1
с03
сзь
п
ло
впоС

i

.... ...

,

1 ------ ---'Т
/

%

; (

• * ___

1 iplllt'.K Ill
|

я яш л п т  i fi 1 йх  лплп/
1ист

ili.ii, V 4.U УШ ”  О ”  « 08 - UJ5UOU
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Альбом УШ чД

позиция

I л
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НАИМЕНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТСРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И 

МАТЕРИАЛОВ ' *■ '  Л

ЗАВОД -ИЗГОТОВИТЕЛЬ (ДЛЯ ИМПОРТНОЮ ОБОРУДОВАНИЯ -СТРАНА» ФИРМА)

Тв», марка 
оборудования.

Обоэкачелм» до
кумента « НОЦЙр 
опросного листа

Ц.дамда 
ИаЖЧ**КВИ

Наиме*
«ом-
шее

Коя

Каи ипжмл 
изготовителе

Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком
1. Комплектная трансформаторная подстанция

Комплектная трансформаторная подстанция мощностью 630"кВА,
напряжением 6; 10/0,4 кВ

2, Конденсаторная установка
* •кмапричмгадоа

Конденсаторная установка мощностью 216 кВАр

3, Низковольтное оборудование
Шкаф силовой распределительный защитного исполнения -------—-------- ------ ------------ -----;—  —— — .....
с рубильником PI7-373 (320А) на вводе и предохранителями
3x6°А; 4x100А; 2х250А,
Плавкие вставки! 1x25А; 1 x 3 0 2 x 4 0 А; 1хХ6А; IxlOOA; 2хХ50А
2 сальника СКХ*"21/2"~55х71

Шкаф управления 1117,8 1000x600x2400(Ь ) напольный 
одностороннего обслуживания однорядный с креплением 
аппаратуры на рейках,
Общий вид

ши-. »rt ОДСЫ<;*МША«'ЖЬ**|
I

КЩ-630 комп

УШФМ),38-2X6

ШРИ-73510-

ш* ПЖ 1

-54У2
г**Ъ9»#*1*т*т ***»**+*тА\ч*г"1’*+,-'.

КОМП

чертеж
тот

SC* ttmtnwwttlMimHSKeiKiiMvitt*# «тли**ч

Кои
о&>руло̂ «ша,
м̂торкАпа

3433X40015

*MC,py3.

I

Кода..
чеегьо

Инв. N}
'

1л4 1"RTkohi р.ШретяйOBaj$
Шэовегил Г1/сей3%-

ИЙ ffa&MС? „ига . Набйудй
Ж Я , Гусева' 1
Ш  1 ЯЗзрстяйо&нЦйz r )
Нач, 0 1 JU te f f i l Sr::1

•«МгХШчиМЦМ*1 fr.. T«»W«—W№

Прнеязая

Ч ■ТЯ&'У ft*»*** .»«?.** (Iffl* ЦМ

f .ll . 9QI.~3~Jglg3

реагента для станции про 
мзЕодйтельиостью 50 тыс» 
М4/Сут,

3M..X0
Сталия I Лист I Листов

4 Спецификация оборудован* fP*SKJ;
•,?»< ,**мцфт*ллкл**'-ышиитл#яи%*0шюжкнтал*м** M i и* **ц1ядои*«шппмпе> «сяон̂ ляп̂ м-чш

иккиэп
жекерного оьоруиошздш 

t% МОСКВ»
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Тип, марка
""П Единица

измерения Цена Масса j

ПОЗИЦИЯ НАИМЕНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И

МАТЕРИАЛОВ

ЗА ВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ { ДЛЯ ИМПОРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ -СТРАНА» ФИРМА }

оборудования. 
Обозначение до
кумента и номер 
опросного листа

Н(ШМй-
нова-
иие

Код

Код завода 
изготовителя

Код
оборудования,

материала

единицы
оборудо
вания

тыс. руб.

Коли
чество

единицы | 
оборудо- ; 

n am s J

кг

1 2 3 4 5 8 7 8 9 10

Технические данные аппаратов чертеж
ЭМ001ВС

Таблица перечня надписей чертеж ♦

ЭМ001ТВ
3.3 Шкаф управления асинхронным эл.двигателем о К.З. ШУ5Ю7-23В2А ШТ 796 4

ротором *  380В. Ввод в шкаф сверху и снизу
3.4 Шкаф управления асинхронным эл.двигателем с К.З. ШУ5Х03-03В2Г шт 796 I

ротором ^380B. Ввод в шкаф сверху и снизу
3.5 Шкаф управления асинхронным эл.двигателем с К.З. ШУ5Х03-03В2Д ШТ 796 X ]

ротором 'ч 380В. Ввод в шкаф сверху и снизу
3.6 Шкаф управления асинхронным эл.двигателем с К.З. ШУ5Х03-03В2К шт_ . 796 ____

up-> — ротором ау 380В. Ввод в шкаф сверху и снизу
”~3.7 Шкаф управления асинхронным зл.двигателем с К.З. ШУ5102-03В2Г шт 796 I

ротором 'v- 380В. Ввод в шкаф сверху и снизу
3.8 Шкаф управления асинхронным эл.двигателем с.К.З. ШУ5102-ОЗВ2Й шт 796 I

ротором 380В. Ввод в шкаф сверху и снизу
3.9 Ящик силовой л^380В. 1н=100, X пл.вст.-ЗОА. ЯБПВУ-ХМ шт 796 3434264010 I

А.-.*L Ввод в шкаф сверху и снизу
ж
А ЗЛО Ящик силовой 'v 380В. Хн=Х5А. Ввод в шкаф сверху и снизу ЯВПЗ-15У2 шт 796 3434220045 X
XК
2 ЗЛ1 Пускатель электромагнитный нереверсивный в пластмассовой обо- ПМЛ-Х23002 шт 796 3427000063 2
СО£0В лочке,с тепловым реле, встроенной кнопкой и сигнальной лампой.

8
Частота 50Гц. Номинальное напряжение втягивающей катушки ^ 380В,

«иа
ж X ном.»Х0А, 1т=0,52А. ТУХ6-526.437-78
Й

оС Г1 ривязан

1 Пнет
й Ч* П ОПТ Ч Ю1 о ч *%и О

1
в3
S

Инв. Kv
1 . U *  1АД“ | 3-П )| ,о О ОШ*, Uy V С



Альбом УШ чЛ

ПОЗИЦИЯ

3.12

3 . 1 3

•i&

L 5 U -

3.14

4 Л

4.2

4.3

НАИМЕНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХА Г*\КТ£РИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И

КА'ШРИА/ЮВ
ЗА ВОД -  ИЗГОТОВИТЕЛЬ (  ДЛЯ ИМПОРТНОЮ ОБОРУДОВАНИЯ -СТРАНА. ФИРМА )

Тип. марка 
обору т ьа и т , 
Обозначение до
кумента ц номер 
опросного листа

Пускатель электромагнитный нереверсивный в пластмассовой обо- 'ШД-123002
лочке, с тепловым реле, встроенной кнопкой и сигнальной лам
пой, Частота 50Гц, Номинальное напряжение втягивающей катуш-

Тси̂ ГЗШЗВТ..1ном.»Ж ,"1т*0,85А. ТУ16~52б.437~7В

Пускатель электромагнитный нереверсивный в пластмассовой обо
дочке, с тепловым реле, встроенной кнопкой, Частота 50Гц. Но
минальное напряжение втягивающей катушки ^380В*
Ihom.-IOA, 1т»0,8А, ТУ16-526,437-78

Пускатель электромагнитный нереверсивный в пластмассовой обо
лочке, с тепловым реле, встроенной клеткой. Частота 50Гц. Но
минальное напряжение втягивающей катушки Л-'380В.
1ном.-=10А, 1т=0,52А. ТУ16-526.437-78

4. Аппараты

Щ М 22002

ПМЛ-122002

Выключатель пакетный *v 380В трезшолюсный исполнение [IB3-I0
1У степень защиты IP56, 2 сальника, ОСТ 16,0526.001-77
Пост управления кнопочный "пуск-стоп" для крепления к ЗКЕ522-2У2
ровной поверхности со степенью защиты IP54 пластмассовыми

корпусными.деталями (кожух, крышка) и отверстием для ввода
np oBp5oT W ,W !6^526.2I6^,?B'

Штепсельное соединение трехполюсное с заземляющим контактом {А700-ком

380В, 25А состоящее из розетки и вилки А700-кмб
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ПОЗИЦИЯ НАИМЕНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И

МАТЕРИАЛОВ

ЗАВОД -  ИЗГОТОВИТЕЛЬ ( ДЛЯ ИМПОРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ -СТРАНА. ФИРМА )

Тип, мерка 
оборудования. 

Обозначение до
кумента и номер 
опросного листа

Единица
измерения

Код завода 
изготовителя

Код
оборудования,

материала

Цена
единицы
оборудо
вания

тыс, руб.

Коли
чество

Масса 
единицы 
оборудо- 

ванн я

кг

Наиме
нова
ние

Код

1 2 3 4 5 в ' .7 В ‘ 8 10

5. Кабельная продукция
Кабель силовой 0 ,66  кВ ГОСТ 16442-80 сечением: АВВГ

Э .1 4x2,5 кв.мм КМ 000.. .352222X125 0,520
5.2 4x10 кв.мм км 006 3522221128 0,040

—

5.3 4x25 кв.мм КМ 008 3522221130 0,080
5.4 4x95 кв.мм км 008 352222II34 0,040

Кабель контрольный с медными жилами до 660 В

г.

*  MW.. 

■ ■ I f

1 —

Г О С Т  1508-78Е сечением: кввг

b .o 4x0,75 кв.мм км 008 3563140X01 0,090
Провод установочный с алюминиевой жилой с полихлорвини- АПВ
ловой изоляцией ГОСТ 6323-79, сечением:

5 . 6 1x2,5 кв.мм км ' э в м з з о т  т г ~ и у т

!

a

i
s

&

§.
к
40 s
1о
к

...

. 1

'

Привязан
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I позиция

. . .

§С

Запас

ымыгт*и.л-*т**я*тт*нм*тшшг)*ш*штш*ш"1штм

НАИМЕНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И

МАТЕРИАЛОВ

ЗА ВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ (ДЛЯ ИМПОРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ -СТРАНА, ФИРМА)

Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком
I . I .  Приборы и средства автоматизации

Термометр стеклянный, керосиновый угловой с длиной верхней
части 220 мм ТУ25-11-663-71 ,  ГОСТ 9177-74. Пределы шкалы
O-SO^C,Длина нижней части 210 мм, комплектно с оправой

Температура приточного воздуха, +3°С, +1В°С. Камера перед
калорифером, приточный воздуховод
То же

Термометр стеклянный керосиновый прямой с длиной верхней

части 220 мм ТУ25-П-663-71, ГОСТ 9177-74, Пределы шкалы
0*200°С. Длина нижней части 60 мм, комплектно е оправой.
Температура горячей воды, 150 С. Трубопровод горячей

воды
Термометр стеклянный керосиновый прямой с длиной верхней
части 220 мм. ТУ25-11-663-71, ГОСТ 9177-74, Пределы шкалы

0-50°С. Длина нижней части 60 мм, комплектно с оправой.
Температура обратного теплоносителя, 20иС, Трубопровод обратно

го теплоносителя

l Emsmm 
| изменю ня я

Тип, марка
оборудования. | Наим
Обозначение до
кумента ш номер 
опросного листа

СД-2Б

Б # 3

С11-2Б

СП-2А

А % I

Ш-2А

А % 1

изменю ни я*.мг*к

Наиме*! , ,  ___ _ Кодношь
яме

вгт

Код завода 
изготовителя

Код
оборудования,

материала

№*лм&зшигфж» 'я»,-.»»* .Limi *нжлжиттшлтфшя

'

.796

шт . !  т е

шт 1796■И»*тыг1Л»щМ'*1У •ты***'"****»** •»>
шт

шт

796
“Г

796

- -
шт 796

шт т

рк.'ли*«л1»*л».

796

iwV«P>*M*-jMft*-*v,' «мжчМнгя*******

W *»4WI»r.

ff AW IIIH HH'

я.<)г.1А»м*м««мя<«п«м.*т'4>««г'*и-.М1>пммн

W*»« IT> гт;за:;

.H iW M iO T  «1

I**»»

Цена : 
единицы, 
оборудо

вания
тыс. руб.

НМ «**

т 0т

мммчмныру«маи^

*********

■имм1ймм»ти*«

шшШШт

Коли
чество

ШшШ*

рчттвт*г*ю’~~+-"т*'У

* *  13 ;
i*vt«'iaai>«<a' '  1 •• * *•’

Масса
«МШШСЫ
оборудо

вания
кг

нуцМотмн*'**»**»'*»»"» 

10

Т.П. 901-3-181.83 
Реагеиткое хозяйство на fe

ATX-CC0I

и^йЛЬбиу А а  На&2 ' реагента для станций про- 
« Т гЗ Т т е е в а  ffep ?t^ »W W *e*b H O C *b» 50 тыс.
r ~ ~ f ..-. —'"'"Г -“.-Г-4- ‘ it.tatffinuaСпецификация оборудования

lywKW.-wJb*«*hi;»iieH «лц».»»тгя1—» « ц м

Лист
Т "

Листов
~ 7 ~

ЦНИИЭ11 
инженерного оборудования 

г.Москва
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ПОЗИЦИЯ НАИМЕНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И 

МАТЕРИАЛОВ

ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ ( ДЛЯ ИМПОРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ -СТРАНА. ФИРМА )

Тип, марка 
оборудования. 
Обозначение до
кумента н номер 
опросного листа

Единица
измерения

Код завода 
изготовителя

Код
оборудования,

материала

Цена
единицы
оборудо
вания

тыс. руб.

Коли
чество

Масса
единицы
оборудо

вания

кг

Наиме - 
кова
ние

Код

1 2 3 4 5 в 7 8 . 9 10

4 Термометр манометрический показывающий сигнализирующий. ТПГ-СК ШТ 796 4 2 I I 1 4 I I I I I

Предел измерения -5 0 °С  +- 50°С . Длина дистанционного напил-

ляра 16 м, длина погружения термобаллона 3 1 5  мм.

Температура воздуха +3°С. Камера перед калорифером.

5 Термометр манометрический показывающий сигнализирующий. ТПГ-СК шт 796 4 2 I I I 4 I I 1 1 I

Предел измерения 0-Ю 0°С . Длина дистанционного капилляра
10 м, длина погружения термобаллона 250 мм.

•Температура обратного теплоносителя, +70°С . Трубопровод

обратного теплоносителя

б Регулятор температуры полупроводниковый трехпозиционный. П ТР-3-04 ШТ 796 I

Предел настройки регулируемой температуры от +5°С до +35°С,
Температура приточного воздуха, +18°С . Приточный воздуховод.

7 Манометр общего назначения без фланца с радиальным 0БМ1-100 шт 796 4

расположением присоединительного штуцера. Исполнение

лбыкжзветое.. Предел измерения: 0 + 0 .1  мПа (0 * 1  к г с /с м 2 ).
Давление в оздуха, 0 ,0 8  мПа ( 0 ,8  к г с /с м 2 ).  Напорный патрубок

воздуходувки MI (М2+М4).

8 Манометр общего назначения без фланца с  радиальным 0БМ1-Ю0 шт 796 2
расположением присоединительного штуцера. Исполнение
обыкновенное. Предел измерения: 0 + 0 ,2 5  мПа (0 + 2 ,5  к г с /с м 2 ).

Давление раствора коагулянта, 0 ,2  мПа (2  к г с /с м 2 ).

Напорный патрубок насоса перекачки коагулянта МЬ(М6).

'

а
<33О
л.

rf .с
g

Привязан

Инв. Iw
Т.П. 901-3-13Ш ATX-CC0I

Лист
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J .

юзииия НАИМЕНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И 

МАТЕРИАЛОВ

ЗА ВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ ( ДЛЯ ИМПОРТНОГО ОБОРУ ДОВАНИЯ -СТРАНА. ФИРМА )

Тип» марка 
Оборудований, 
Обозийчомио 40-' 
кумеша и номер 
опасного листа

1 Единиц.-; i

} j 1 Коп завода 
:j Н 1 изготоочгедд

| !Л"'1 I
ят ] 1 

4 | Й ’ в

Код
оборудования,

материала

Ц-эна
единицы
оборудо
вании
ТЫС. руб.

' Коли
чество

Г " " " ....  :
J А асс{. i
| «ДНлЯДЪ! !
1 С'б&руяо-' 1 

ввипя |
кг

1 2 й 7 8 9 Ш | 

*
8a Разделитель мембранный ТУ2 5 -0 5 .2 3 4 3 -7 8 Р Ш ^ .5 3 1 9 , . ^ ....1

ват \
1796 : 2  01

9 Манометр общего назначения без фланца с радиальным 0Ш 1-Х00 1796 | :--------- — ...— ' 2  ’ 1i
расположением присоединительного штуцера. Исполнение

.... 4 ~-:.....|

..... f

1

обыкновенное. Предел измерения: 0 + 1 ,6  мПа (0+ 16 к г е /см 2 ). 1
Давление раствора коагулянта, I  мПа (1 0  к г с /с м 2 ), i

■ |

Напорный патрубок насоса-дозатора коагулянта М7(Щ)

29a Разделитель мембранный ТУ2 5 -0 5 .2 3 4 3 -7 8 РМмод,5319 ют....1795

шт 1796
............ 1.... .

|

10 Манометр общего назначения без фланца с радиальным Ш М1-100........ 1

расположением присоединительного штуцера. Исполнение ■
обыкновенное. Предел измерения: 0 + 0 ,4  мПа (0+4 к г с /с м 2 ). .1 — — -
Давление раствора полиакриламида, 0 ,3  мПа (3  к г с /см 2 ).

—

796
796

Напорный патрубок насоса для циркуляции подачи ПАА MI0

10a Разделитель мембранный ТУ2 5 -0 5 .2 3 4 3 -7 8 РМмод,5319 ; шт

шт 1

J ------------
I I Манометр общего назначения без фланца с радиальным 0БМ1-100 2

расположением присоединительного штуцера, Исполнение
!--..— ..... ... ........ —

-------- ----------
обыкновенное. Предел измерения: 0 + 1 ,6  мПа (0+ 16 к г с /см 2 ).

Давление раствора полиакриламида, I мПа (1 0  к г с /см 2 ).

Напорный патрубок насоса-дозатора ПАА МП (MI2) . .J.. 1
шт

j

796I.I a Разделитель мембранный Т У 25-05 ,2 3 4 3 -7 8 РМмод,5319 2 , _ |

I

' ■ 1■ . ’ Призязая
~ — _ —  .

Ивь. № Т.П. 901-3-181.^3 Ш ~ С Ш
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ПОЗИЦИЯ НАИМЕНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И 

МАТЕРИАЛОВ

ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ (ДЛЯ ИМПОРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ -СТРАНА, ФИРМА )

Тип, марка 
оборудования. 
Обозначение до
кумента и номер 
опросного листа

Единица
измерения

Код завода 
изготовителя

Код
оборудования,

материала

Цена
единицы
оборудо
вания

тыс. руб.

Коли
чество

Масса
единицы
оборудо

вания

кг

Найме - 
нова- 
ни е

Код

. I
— .-...

2 3 4 5 6 7 8 •8 10
13 Регулятор-сигнализатор уровня с датчиками 402,329,519-Зшт ЭРСУ-3 ШТ 796 4218740903 2

из стали XI8H9T ГОСТ 5678-72 круг 0 6 ГОСТ 2590-71 на
температуру среды до 80°С и давление до 10 кгс/см2 г 1
ТУ25.02.678-73.
Уровень раствора коагулянта.
Бак-хранилище коагулянта № I (№ 2)

14 Регулятор-сигнализатор уровня с датчиками 4В2.329.519~2шт ЭРСУ-3 ШТ 796 4218740903 2
из стали XI8H9T ГОСТ 5632-72 круг 0 6 ГОСТ 2590-71 на
температуру среды до 80°С и давление до 10 кгс/см2
ТУ25.02.678-73.
Уровень раствора коагулянта.
Расходный бак коагулянта № I (№2) •

15 Регулятор-сигнализатор уровня с датчиками 4В2.329-519~2шт ЭРСУ-3 ШТ 796 4218740903 2

из СТЗ ГОСТ 535-79 круг 0  6 ГОСТ 2590-71 на температуру
среды до 80°С и давление до 10 кгс/см2 ТУ25-02-678-73,
Уровень раствора полиакриламида.
Расходный бак полиакриламида № I (№ 2)

16 Блок регулирующий аналоговый с импульсным выходным сигна- P27.I ШТ 796 2

лом 0-5 мА.
Регулирование дозы коагулянта.
Шкаф 1117,8.

17 Миллиамперметр М325 ШТ 796 2

Шкаф Ш7,8. ’ -

1 -

Привязан

Инв. Ns

Лист

Т.П, 901-3-|8Ш ATX-CCQI 4
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позиция НАИМЕНОВАНИЕ И ^.ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И

МАТЕРИАЛОВ

ЗА ВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ ( ДЛЯ ИМПОРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ -СТРАНА, ФИРМА )

■—
Тип, марка 

,оборудования. 
Обозначение до
кумента ц номер 
опросного листа

Единица
измерения

Код завода 
изготовителя

Код
оборудования,

материала

Цена
единицы
оборудо
вания

тыс, руб.

“ —

Коли
чество

wm» . .«•и'*11 - * ,

М асса

Наиме - 
копа
ние

Код

. единицы
оборудо

вания

кг

1
2 ' 3 4 5 6 7 8 • 9 10

I
i

1 .3 . Кабельная продукция

Кабель контрольный до 660 В с алюминиевыми жилами АКЕшг
— . . . . . —ГОСТ 1508-тВЕ сечением:

!

I 4x2,5  кв.мм км 008 3563440I3I 0,025
2 5x2,5  кв.мм

---------------- . . . ---------------------
км
км

осе

008
3563440132 0,060

3 7x2,5 Кв.мм --------
3563440133 0,015

4 10x2,5 кв.мм км 008 3563440134 0,130
*

S 
С

О
ГЛ

А
С

О
ВА

Н
О

 
i

Кабель контрольный до 660 В с медными жилами кввг
ГОСТ I508-78E сечением:

— — —5x1 кв.мм км 008 35631401XI 0,025
. . . . . . . .  , , . _

*-

V

- 7x1 кв.мм км 008 3563I40II3 0,0X5
Провод гибкий с медной жилой ГОСТ 20520-80 сечением: ИРГ

I кв.мм км doe” 0,055
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Тип, марки
Единица

ИПМОрСШШ Цена
.............. :

М асса

ПОЗИЦИЯ
НАИМЕНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И

МАТЕРИАЛОВ

ЗА ВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ ( ДЛЯ ИМПОРТНОГО ОПОРУ ДОВАНИЯ -СТРАНА . ФИРМА )

оборудования. 
Обозначение до
кумента н номер 
опросного днета

Наиме ~
НОВД-
1ШС

Код

Код завода 
изготовителя

Код
оборудования,

материала

единицы 
оборудо- 
ванн я

тыс. руб.

Коли
чество

единицы 
оборудо- 

ьания

кг

1 2 3 •1 3
w.-aausaswift. *

8 7 8 ■ 9 10

Х .4 . Монтажные материалы
I Труба бесшовная 20x2 ,5  СТЗ ГОСТ 8734-75 КМ 008 0 ,002

В20 ГОСТ 8733-74
2 Труба бесшовная 25x3,5  -  I2XI8HI0T ГОСТ 9941-81 КМ 008

*
_  „  ____

• j

►

t

' 1

:

оа

d

А
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Инв, №
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Альбом УШ ч Д  _ -1 "

позиция
НАИМЕНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И

МАТЕРИАЛОВ

ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕ ЛЬ (ДЛЯ ИМПОРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ-СТРАНА. ФИРМА)

i
i

i
i

f

1
! 

11
 s

Единица ] 
измерения 1

Код завода 
изготовители

i

Код
оборудования,

материала

Цона
единицы
оборудо

вания

тыс.руб.

Коли
чество

-

М асса
единицы
оборудо

вания
кг

>рка 
шия. 
ше до- 
i номер 

листе

Наймо-
ново-
нио

Код

1 2 3 4 0 0 7 8 9 Ю

Оборудование, поставляемое заказчиком
... I .  Электрооборудование

I . I . Щиток осветительный с выключателем ПВЗ--60 на вводе
и выключателями AE-I03I с расцепителями I6A на 6 отхо-

...... - ........... .
дящих группах, настенный Я0У8501/Р-20 ЩТ 796 - 3434000000 — 2 16,5

2. Оборудование светотехническое
2.1 . Светильник потолочный пылезащищенный до 60 Вт НП016х60 шт 796 12

С
О

ГЛ
А

С
О

ВА
Н

О
 

I r-v- — Светильник потолочный для нормальных условий среды

—

-------------
2 .2 . до 100Вт НП020хЮ0/Р2С шт 796 _ 1

- ■- —

2.3 . Светильник потолочный, пылезашишенный по JOOBt ншозхюа-__. '
-001 УЗ шт 796 •

м
2.4 . Светильник подвесной» пыленепроницаемый до ЮОВт НСПИ-100-231 796 Л8 О F,
2 .5 . Светильник подвесной, пыленепроницаемый до 200Вт НСПП-200-231 шт 796 „ 7 .

--------------—
3,8,л------

Светильник стартерный, 220В, потолочный для
"1

2.6 . нормальных условий среды, 2x40Вт ЛП002-2х40 шт 796 «to. ■м. 41 7.0
Светильник стартерный, 220В, подвесной для нормаль-

I 2,7.- ных условий среды, 2x40Вт ЛСП02-2х40 шт 796 - - 20 п 8,0
2x40Вт ЛС002-2х40/Р-2

ш
5
i
1

■МИj 2 .8 .
' -02 шт 796 • - 8 6,2

— .■
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И. КОН Ъ  С алым • Спецификация на оборудо
вание и материалы к основ
ному комплекту чертежей 
марки 30
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Пози

ция

Наименование и техническая характеристика оборудования п материалов. 

4ваод~изготовитепь (&пх импортного оборудования - стран*, фирма)

Тип, марке 
оборудования. 

Обозначение до
кумента и номер 
опросного листе

' Код завода -  

изготови

теля

. Код

оборудовании,

материала

Цена 
единицы 
оборудо

вания , 
тыс, руб.

Коли-

чвст

ео

к.-,. '■
-ЗДЙМИЦЫ J

На
име-
иоаа-
ни«

Код

сзлорудо . : 
«аник, •

К(

1 2 3 4 5 6 7 3 9 }0

Дакоты накаливания общего назначения,- 22Q -23Q B* \

2 . 9 . ГОСТ 2 2 3 9 - 7 9 ,  60В т Б 2 2 0 - 2 3 0 - 6 0 шт' 7 9 6 ей. . 12

Лампы накаливания общего назначения, 2 2 0 -2 3 0 В ,
2 . 1 0 ГОСТ 2 2 3 9 - 7 9 ,  100В т Б 2 2 0 - 2 3 0 - 1 0 0 шт 7 9 6

~ ~Т"'
- 3 0

2 Д Т . 200 В т Г 2 2 0 - 2 3 0 - 2 0 0 ют 7 9 6 - - 7

Лампы люминесцентные, бел ого с в е т а ,  ГОСТ 6 8 2 5 - 7 4

2 . 1 2 40В т ДБ- 4 0 шт ’796 «■ - 1 3 8  1

2 . 1 3 . Стартеры для люминесцентных ламп, ГОСТ 8 7 9 9 - 7 5 8 0 -С -2 2 0 шт 7 9 6 «>» 13 8

2 . 1 4 Светильник ручной переносн ой , 36В  до 6 0  Вт РВО-42 шт 7 9 6 1 0 . 2 8
Лампа накаливания м естн ого освещ ения, ГОСТ X1 8 2 -7 7

2 Д 5 36В  ,4 0 В т М 036-40 . ют •796 г. i

2 . 1 6 1 2 В ,4 0 В т M 0 I2 -4 0 щт 7 9 6 <** I

2 . 1 7 Светильник переносной аккумуляторный С З Г -14 шт 7 9 6 4* I З .Х
Переходная гал ер ея

2 . 1 8 С вети л ьн и к,220В , стартерны й, потолочный, для

нормальных условий среды , 2 x 4 0  Вт П -02 шт 7 9 6 X » «о 5 7 , 0

___ 2 . 1 9 Лампы люминесцентные б ел ого с в е т а ,
ГОСТ 6 8 2 5 - 7 4 ,  4 0  Вт Л Б -40 гат 7 9 6 - - ХО

2 . 2 0 Стартеры для люминесцентных ламп 4 0  В т ,

ГОСТ 8 7 9 9 - 7 5 8 0 -С - 2 2 0  * шт 7 9 6 я . 10

. ч' '. .....
'

9

Привязан
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ПОЗИЦИЯ

-------- -7 -------------- '----------  ------ *-------------- " 1" 1 ..... .......... .....

НАИМЕНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И
МАТЕРИАЛОВ

ЗА ВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ ( ДЛЯ ИМПОРТНОЮ ОБОРУДОВАНИЯ «СТРАНА, ФИРМА ) ,

Тил, маркк 
оборудрэдшы. 
СКюзы1*н!ние до- 
цум т гт  и т м о р  
оп р о сн о го  т сжщ

. Enmtttt 
Ktii.touei»ш*ц*п*т 'dinii

Иана»  •<
ш а а -
т а

*—Р.'

4

си
Ш.г.п Т.1Г.

Код
Код даьопл 

м я хт & т о щ '-
Код

о(5орудо»о»»«.
^ /хео рк т а

, ■*—*—
llOliii.

сдншшы 
оборудо- 
раннй
кыс, руб.

г~—-------

Коли
чество

Млссв j 
ет ш ш ы  | 
оСорудь I
1ШШГЛ | 

)КГ j

I 2 3 ' в в 1 в- 9 ш
"" 1( г

Маташалы. поставляемые заказчиком Г
.. I .  Кабельные изделия

Кабель силовой о алюминиевыми жилами .....~ ..... ." 1

бея защитного покрова. ГОСТ 16442-80. 0 ,6 6  кВ .

___ _  _ .....Ш З т О М ^ . .  ________............................................................................... АВВГ км 008 • ‘т 3522221109 ; tpn 0 ,2 6  1 99
1 .2 . 3 x 2 ,5 -0 ,6 6 АВВГ т 008 щ* • 3622221I I ? 0Д З J Д - ™ [

2x4-0 .6 6 АВВГ ' км 000 362222Ш 0 ч* .. 0 ,0 8 m  1

1 .4 . - __________ 3 ^ 1 X 4 ^ 6 6  __ „ АВВГ КМ 00S
" Г *.—— —  ■

3522221151 ** 0 ,0 2 6 232
. lino вол установочный с  алюминиевыми жилами.

1 .5 . ГОСТ 6323-79 2 x 2 ,5 -0 ,6 6 АППВС км ; 008 3553330000 •• 0 ,1 1 4 4 ,9  '

Х .6 . 3 x 2 ,5 -0 ,6 6 АЛПВС км 008 3553330000 0 ,0 5 5 67
Переходная галерея

¥**' •

Провод установочный с  алюминиевыми жилами, -— ,  1

ГОСТ 6323-79

1 .7 . 2 x 2 .5 -0 ,6 6 АППВС км 008
.... ’"Г"—""

3553330000 0 ,0 6 4 4 .9
671 .8 . 3 x 2 .5 -0 .6 6 АППВС км 008 ,3553330000 0 .0 1 5■— I— v i -----------

—
!

' /  ' , , . mi,, .. .

-

-----------------*

Uf»mw.wm
1

Пни. N" -------- ---- Т О 9М -3-18Ш 3Q.CC0
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/##/<?•&/> fc*) I

!
Ноям» | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. 

*4ИЯ | Завод-изготовитель {для импортного оборудования -  страна, фирма)
i$

■ I

Тип, марка
Единица

измерения Код завода - Код

--------------------- -
Цена 

единицы 
оборудо

вания , 
тыс. руб.

--------------

Коли-
Масса I 

единицы 1

Обозначение до

кумента и номер 
опросного листе

На
име
нее в» 
иие

Код
изготови

теля

оборудования,

материала

чесг-

во

обсрудо- j
авикй, ' |

кг j

] 1 ! 2 3 4 5 6 7 3 9 10

\ Материалы, поставляемые заказчиком
$

2 ,1  j Кабель телефонный ТПВ~10х2х0,4
. ! Г0СТ22498- 77 и 006 * 3572П0Ю2 30

*

2 .2  | Провод радиотрансляционный ИТШ 2x1,2
i Г0СТ10254-75 ы 006 3575510102 J 0 ....  ,„  ___  „ j

CO 2 ,3  | То же ПТВЖ 2x0,6
HI
p
<3>
d

1 i ■ ______ ______________________ _  _........................................... Г0СТЮ254-75 м 006 357551010I 250 '|

L  d  . . . . .  .  _  _  _  _ s
H

----- ----------- ------------------------------------
{ •

! ' 1
! 1
1 ' ’ ' .........  ............................... . ' .  :

j ' "
' 1

1
' i

\ _ .......  ...  , ................  ............  . . .
' 1

ГоПГ'"”'
!
j ......................... ......  .

.

a!
1
4
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Типовой проект 901-3-181.83
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