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Общая ч а с т ь .

Т и п о в ы е  м а т е р и а л ы  для п р о е к ти р о в а н и я  „ К о м п л е к с а  з д а н и й

И СООРУЖЕНИИ ОСНОВНОГО ЭВЕНА ДОРОЖНОЙ СЛУЖБЫ* РАЗРАБОТАНЫ ПО 

Пл а н у  ти п о во го  п р о е к т и р о в а н и я  Госстроя СССР н а  1988 год т е м а  

5.1.31 НА ОСНОВАНИИ ЗАДАНИЯ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ, УТВЕРЖДЕННОГО

Ми н и с те р с тв о м  тр а н с п о р тн о го  с т р о и т е л ь с т в а  24 0 3 .1987г.

Пр о е к т и р у е м ы й  к о м п л е к с  я в л я е т с я  о с но вны м  э вено м  с л у ж б ы

ПО СОДЕРЖАНИЮ И РЕМ О НТУ АВТОМОБИЛЬНЫХ дорог, вы п о лн яю щ и м  

СЛЕДУЮЩИЕ ВИДЫ РАБОТ:

—  СОДЕРЖАНИЕ В ХОРОШЕМ ТЕХНИ ЧЕС КО М  СОСТОЯНИИ АВТОМОБИЛЬ

НОЙ ДОРОГИ, СЪЕЗДОВ И АВТОТРАНСПОРТНЫХ РАЗВЯЗО К, А ТА К Ж Е ДОРОЖ

НЫХ СООРУЖЕНИЙ И ЭЛЕМЕНТОВ ОБСТАНОВКИ П У Т И ;

—  ОБЕСПЕЧЕНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ Д ВИЖ ЕНИЯ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ 

АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ: СВОЕВРЕМЕННАЯ ОЧИСТКА ОТ МУСОРА, УБОРКА 

СЛУЧАЙНЫХ ПРЕДМ ЕТО В. ЗАЩИТА ОТ СНЕЖНЫХ ЗАНОСОВ И УБО РКА ОТ 

СНЕГА, ОБРАБОТКА ПОЛОТНА ДОРОГИ В ГОЛОЛЕД > ПОЛИВКА, РАЗМЕТКА ПОЛОС 

ДВИЖЕНИЯ, УСТАНОВКА И ЗАМЕНА ЗНАКОВ И У КА ЗА ТЕЛ ЕЙ  И Т .  Д*,

—  ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ ПО ДИАГНОСТИКЕ, ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ 

И РЕМОНТУ СОБСТВЕННОГО ПАРКА ДОРОЖНЫХ МАШИН И АВТОМОБИЛЕЙ;

V  ОКАЗАНИЕ АВТОТРАНСПОРТУ НЕОБХОДИМОЙ ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ 

В ПУТИ ПРИ СЛУЧАЙНЫХ ПОЛОМКАХ И 6СЛЕДСТВИИ А0 АРИЙ /  НЕПОСРЕДСТВЕН

НО НА ЛИНИИ ИЛИ В СТАЦИОНАРНЫХ УСЛОВИЯХ М А С ТЕРС КО Й /;

—  ПРОИЗВОДСТВО ПЛАНОВЫХ РЕМОНТОВ ДОРОГИ В СООТВЕТСТВИИ с 

УСТАНОВЛЕННЫМ ПЕРЕЧНЕМ  РЕМ ОНТНЫХ РАБО Т, ВЫ ПО Л НЯЕМ Ы Х ПОДРАЗ

ДЕЛЕНИЯМИ ДОРОЖНОЙ СЛУЖБЫ.

Сх е м а  р а с п о л о ж е н и я  к о м п л е к с о в  д о ро ж н о - э к с п л у а та ц и о н н о й  

СЛУЖБЫ И ПРО ТЯЖ ЕННО СТЬ ОБСЛУЖИВАЕМЫХ УЧАСТКОВ ДОРОГИ 

ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ В СООТВЕТСТВИИ СО СН И П 2 . 0 5 .  02  . 85 „ АВТОМОБИЛЬ

НЫЕ ДОРОГИ 7 А Т А К Ж Е  ТРЕБОВАНИЯМИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ПРОЕКТИРУЕМОГО 

УЧАСТКА АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ И С УЧЕТО М  ИСПОЛЬЗОВАНИЙ 

СУЩЕСТВУЮЩИХ СООРУЖЕНИЙ.

Ос н о в н о м у  з в е н у  д о ро ж н о й  с л у ж б ы  п о д ч и н е н ы  3  н и з о 

в ы х  з в е н а  / Д Р П / .  Р е ш е н и е м  п р о е к т а  п р е д у с м а т р и в а е т с я  

с о в м е с тн о е  р а з м е щ е н и е  ДОРОЖНО -  ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ с л у ж б  

основного з в е н а  с о д н и м  н и з о в ы м  з в е н о м  /Д Р П / . Ос та л ь н ы е

ДВЕ СЛУЖБЫ НИЗОВОГО ЗВЕНА РАЗМЕЩАЮТСЯ В СООТВЕТСТВИИ СО

СН и П 2 . 0 5 - 0 2 .  85 .  Ав т о м о б и л ь н ы е  д о р о г и  Г

О СООТВЕТСТВИИ с з а д а н и е м  н а  п р о е к т и р о в а н и е  состав 

КОМПЛЕКСА ПРЕДСТАВЛЕН В ДВУХ ВАРИАНТАХ*-

—  С СОБСТВЕННЫМ ИНЖЕНЕРНЫМ ОБЕСПЕЧЕНИЕМ И ЖИЛЫМ ДОМОМ;

—  ПРИ ПОДКЛЮЧЕНИИ К  СУЩЕСТВУЮЩИМ ИНЖ ЕНЕРНЫМ  СЕТЯМ 

БЕЗ ЖИЛОГО ДОМА.

ХоЗПОСТРОЙКИ ПРОЕКТОМ НЕ ПРЕДУСМАТРИВАЮ ТСЯ.

П л о щ а д к и  д л я  р а з м е щ е н и я  к о м п л е к с о в , в с о о тв е тс тв и и  

со СН и П 2 . 0 5 . 0 2 - 8 5 ,  с л е д у е т  в ы б и р а т ь  в б л и з и  с ущ ес твую щ их  

НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТО В, ИМЕЮЩИХ СЛОЖИВШУЮСЯ СИСТЕМУ к у л ь т у р н о -

бы то в о го  и м е д и ц и н с к о г о  о б с л у ж и в а н и я  н а с е л е н и я ,  пож арно й

ОХРАНЫ, А ТА К Ж Е КОММУНИКАЦИИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, КАНАЛИЗАЦИИ, 

ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ и ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ К НИМ 

СЕТЕЙ КОМПЛЕКСОВ.

0 СЛУЧАЕ ОТСУТСТВИЯ В РАМОНЕ С ТРО ИТЕЛЬС ТВА КОМПЛЕКСА 

ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ, С ЕТЕЙ  ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИ

ЗАЦИИ ПРИВЯЗКЕ ПОДЛЕЖИТ ВАРИАНТ КОМПЛЕКСА С СОБСТВЕННЫМ 

ИНЖЕНЕРНЫМ ОБЕСПЕЧЕНИЕМ И ЖИЛЫМ ДОМОМ.

Ж и л а я  п л о щ а д ь  д л я  с л у ж е б н о г о  п ерс о н а л а  о п р е д е л е н а

ИСХОДЯ ИЗ УСЛОВИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЖИЛОЙ ПЛОЩАДЬЮ 8 0 %  РАБОТАЮ

ЩИХ С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА 0.85 НА ВОЗМОЖНОСТЬ ЗА Н ЯТИ Я 

Ш ТАТНЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ ЧЛЕНАМИ СЕМЕЙ. ПРИ ЭТОМ ЖИЛАЯ ПАОЦДДЬ 

НА ОДНОГО ШТАТНОГО СОТРУДНИКА ПРИНЯТА 1 1  М *

При  ПРИ ВЯЗКЕ ПРОЕКТА КОМПЛЕКСА, ПОТРЕБНОЕ к о л и ч е с тв о  

ЖИЛОЙ ПЛОЩАДИ УТО ЧНЯЙС Я, И, ПО ДБИРАЕТСЯ ж и л о й  дом  и з  числа 

ДЕЙСТВУЮЩИХ ПРОЕКТОВ, РЕКОМЕНДОВАННЫХ ДЛЯ ДАННОГО РАЙОНА,

С РАСЧЕТНОЙ ЖИЛОЙ ПЛОЩАДЬЮ.

г. Г е н е р а л ь н ы й  п л а н

6 СООТВЕТСТВИИ С ЗАДАНИЕМ  В ПРОЕКТЕ РАЗРАБО ТАНЫ ДВА 

ВАРИАНТА СХЕМЫ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА КОМПЛЕКСА ЗДАНИЙ И СООРУ

ЖЕНИЙ ОСНОВНОГО ЗВЕНА ДОРОЖНОЙ СЛУЖБЫ*-

С ПОДКЛЮЧЕНИЕМ К  СУЩЕСТВУЮЩИМ ИНЖЕНЕРНЫМ СЕТЯМ БЕЗ 

ЖИЛОГО ДОМА;

С СОБСТВЕННЫМ ИНЖЕНЕРНЫМ ОБЕСПЕЧЕНИЕМ И ЖИЛЫМ ДОМОМ.

ХОЗПОСТРОЙКИ ПРОЕКТОМ НЕ ПРЕДУСМАТРИВАЮТСЯ.

Сх е м ы  г е н е р а л ь н ы х  планов ко м п л екс а  запроектированы  в 

соответствии со СН и П 2 . 0 5 . 0 2 -  85  .  Авто м о би л ьн ы е  доро ги ";

СНи П П - 6 0 - 7 5 * \  Планиро вка  и зас тро йка  го ро до в, поселков 

И СЕЛЬСКИХ Н А С ЕЛ ЕН Н Ы Х П У Н К Т О В "; СН И П TL " 8 9  -  8 0  „ ГЕНЕРАЛЬ

НЫЕ ПЛАНЫ ПРОМЫШЛЕННЫХ П Р Е Д П Р И Я ТИ Й ; СН И Л 2 . 0 5 . 0 7 -  6 5  

.Про м ыш ленны й  тр а н с п о р т  " и СН 2 4 5 - 7 1  „ Са н и т а р н ы е  нормы 

ПРОЕКТИРОВАНИЯ ПРОМ ЫШ ЛЕННЫХ П Р ЕД П Р И Я ТИ Й  Г

К омплекс зд а ни й  и сооружений основного звена дорожной

СЛУЖБЫ П Р И М Ы К А Е Т К АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГЕ.

В се зд а н и я  и сооружения ко м п л екс а  разм ещ аю тс я , исходя 

из условий Функциональной завис им о с ти , соблюдения технологичес

ки х  ПАРАМЕТРОВ ДВИЖЕНИЯ АВТОМОБИЛЕЙ, НОРМАТИВНОГО РАССТОЯ

НИЯ МЕЖДУ НИМИ, максимальной ко м п а ктно с ти  за с тро й ки , а 

ТА КЖ Е С УЧЕТОМ ТРЕБОВАНИЙ ПЛАНИРОВКИ И ЗАСТРОЙКИ ЖИЛЫХ 

РАЙОНОВ В СЛУЧАЕ ВКЛЮ ЧЕНИЯ В СОСТАВ КОМПЛЕКСА ЖИЛОГО ДОМА.

9 ВАРИАНТЕ С ПОДКЛЮЧЕНИЕМ К СУЩЕСТВУЮЩИМ ИНЖЕНЕРНЫМ 

СЕТЯМ КОМПОЗИЦИОННОЙ ОСЬЮ ГЕНПЛАНА ЯВЛЯЕТСЯ ПОДЪЕЗДНАЯ ДОРОГА 

К КОМПЛЕКСУ.

Вспом оглтельные с о о р уж е н и я к о м п л е к с л  п р и н я т ы  по р а с ч ё т у . 

П р и  п р и в я з к е  п р о е к т*  к  к о н к р е тн ы м  у с л о в и я м  р еком ендуется п о д бо р  

ти п о в ы х  п р о е к то в  по у к а з а н н о й  н а  г Е н п л л н е  п р о и ъво А м тЕ А ъ и о е тц ,

Т е р р и т о р и я  к о м п л е к с а  с о с то и т  и з  д в у х  п ро и зво д с твенн ы х  зон:

—  ЗОНЫ ОБСЛУЖИВАНИЯ ДОРОЖНОМ ТЕХ Н И КИ  и АВТОМОБИЛЕЙ и 
ЗОНЫ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ В ХОРОШЕМ ТЕХНИЧЕСКОМ  СОС

ТОЯНИИ АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ.

Сх е м а  г е н п л а н а  к о м п л е к с а  у н и в е р с а л ь н а  , она  п р и м е н и 

м а  К А К  В ВА РИА НТЕ РАЗРАБОТКИ ПРОЕКТА КОМПЛЕКСА С ПОД

К Л Ю ЧЕН И ЕМ  К  СУЩЕСТВУЮЩИМ и н ж е н е р н ы м  с е т я м , т а к  и  в 
в а р и а н т е  с с о б с т в е н н ы м  и н ж е н е р н ы м  о б е с п е ч е н и е м  и ЖИЛЫМ домом.

Со с т а в  з д а н и й  и с о о р у ж ен и й  к о м п л е к с а  д л я  к а ж д о г о  

в а р и а н т а  п р и в е д е н  в  ч е р т е ж а х  м а р к и  п п .

Съ е з д  с основной д о р о ги  , п о д ъ е з д ы , с т о я н к а  у адм инис тра 

т и в н о - БЫТОВОГО КОРПУСА И ПОДЪЕЗДЫ К  ЖИЛОЙ ЗОНЕ И М ЕЮ Т 

АСФАЛЬТОВОЕ П О К Р Ы ТИ Е . 8 МЕСТЕ ВОЗМОЖНОГО ТОПЛИВА ПРЕДУСМАТ

РИВАЕТСЯ УСТРОЙСТВО ЦЕМ ЕНТОБЕТО ННОГО ПО КРЫ ТИЯ.

Т е р р и т о р и я  к о м п л е к с а  о г р а ж д а е т с я . В ы с о та  ограды  Ш л 

В ы бо р  т и п а  о г р а д ы  п р о и з в о д и т с я  п ри  п р и в я з к е  п р о е к т а .

0 в а р и а н т е  с ж и л ы м  д о м о м  п р е д у с м а т р и в а ю т с я  з а п а с 
н ы е  ВОРОТА ДЛЯ п о д ъ е з д а  п о ж а р н ы х  м а ш и н  п р и  з а б о р е  воды

ИЗ КОЛОДЦА С ЦЕЛЬЮ ПОЖАРОТУШЕНИЯ.

Ж и л а я  з о н а  н е  о г р а ж д а е т с я , по г р а н и ц е  з а с т р о й к и  п р о и з 

в о д и тс я  ПОСАДКА ДЕРЕВЬЕВ И К У С ТА Р Н И К А . ОЗЕЛЕНЕНИЕ ТЕРРИ 

ТОРИИ ЗАСТРАИВАЕМОГО УЧАС ТКА ПРОИЗВОДИТСЯ С УЧЕТОМ МЕСТ

НЫХ УСЛОВИЙ .

3 .  Т е х н о л о г и ч е с к а я  ч а с т ь .

3.1 о рга н и з а ц и я  те х н и ч е с к о г о  о б с л у ж и в а н и я

И РЕМОНТА МАШИН И МЕХАНИЗМОВ.

ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ И РЕМОНТА СОБСТ

ВЕННОГО ПАРКА МАШИН И МЕХАНИЗМОВ КОМПЛЕКСА ОСНОВНОГО 

ЗВЕНА ДОРОЖНОЙ СЛУЖБЫ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ В СООТВЕТСТВИИ С
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В  ОБЪЕМОМ И ТЕХНО ЛО ГИ ЧЕС КИ М  ПРОЦЕССОМ РЕМОНТА ДОРОГ.

Ор г а н и з а ц и о н н а я  с т р у к т у р а  с л у ж бы  р е м о н та  и содержания 

ДОРОГИ ПРИНЯТА ЛИНЕЙНОЙ. ПРИ этом о с н о в н о м у  э в е н у  дорожной 

п о д ч и н я ю тс я  ТР И  Н И ЗО ВЫ Х,Д ВА  И3 КОТОРЫХ РАЗМЕЩАЮТСЯ по 

ЛИНИИ, А один т е р р и т о р и а л ь н о  с о вм ещ ен  с п о д р а з д е л е н и е м  

ОСНОВНОГО Э ВЕНА.

Т е х н и ч е с к о е  о б с л у ж и в а н и е  и р е м о н т  м а ш и н  и м е х а н и з 

мов в ы п о л н я е тс я  в  п о л н о м  о б ъ е м е , п р е д у с м о т р е н н о м  „ У к а з а 

н и ям и  ПО О РГАНИЗАЦИИ И ПРО ВЕДЕНИЮ  ТЕХНИЧЕСКО ГО  ОБСЛУЖИВА

НИЯ U РЕМОНТА ДОРОЖНЫХ М А Ш И Н " ВСН“79 МИНАВТОДОРА РСФСРИ

Общ е с о ю з н ы м и  н о р м а м и  т е х н о л о г и ч е с к о г о  п р о е к т и р о в а н и я

ПРЕДПРИЯТИЙ АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПО РТА" О Н ТП ' 0 1 ’ 86 

МИНАВТОТРАНСА РСФСР.

в РЕМОНТНОЙ м а с те рс к о й  п р о е к ти р у е м о го  к о м п л е к с а  выполня

ю тся ВСЕ ВИДЫ ТЕХНИЧЕСКИХ ОБСЛУЖИВАНИИ СОБСТВЕННОГО ПАРКА 

И 70*/* ТЕКУЩ ЕГО  РЕМ ОНТА МАШ ИН, ПРИПИСАННЫХ К ДВУМ ПОДРАЗ' 

ДЕЛЕНИЯМ НИЗОВЫХ ЗВЕН ЬЕВ-

К а п и т а л ь н ы й  р е м о н т  т е х н и к и  в ы п о л н я е т с я  н а  специали

з и р о в а н н ы х  п р е д п р и я т и я х

Хр а н е н и е  д о р о ж н ы х  м а ш и н  и а в т о м о б и л е й  я в л я е т с я  сос

та в н о й  ЧАСТЬЮ ИХ ТЕХНИЧЕС КО ГО  ОБСЛУЖ ИВАНИЯ-

8 ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ УСТАНОВЛЕНЫ САЕ- - 

ДУЮЩИЕ ВИДЫ ХРА Н ЕН И Я-М ЕЖ С М ЕН Н О Е, КРАТКО ВРЕМ ЕННО Е И 

Д ЛИ ТЕЛЬНО Е, ИСХОДЯ ИЗ ЭТОГО НА КОМ ПЛЕКСЕ ПРЕДУСМОТРЕНЫ** 

ТЕПЛАЯ СТОЯНКА НА 20 ДОРОЖНЫХ МАШИН И 5 АВТО М О БИЛЕЙ, 

СТОЯНКА -  НАВЕС И О ТКРЫ ТА Я СТОЯНКА ДОРОЖНОЙ ТЕ Х Н И К И .

3 . г . Р е ж и м  р а б о т ы , го д о в ы е  Фо нды  в р е м е н и  р а б о ч и х .

Р е ж и м  р а б о т ы  к о м п л е к с а  п р и н я т  в 2 е с м е н ы , а в  з и м 

н е е , во в р е м я  БОРЬБЫ СО СНЕЖНЫМИ ЗАНОСАМИ И ЗИМНЕЙ СКОЛЬЗ

КОСТЬЮ -  В 3 СМЕНЫ.

Реж и м  р а б о ты  про изво дственных  р а б о ч и х , з а н я т ы х  ремой

ТОМ И ОБСЛУЖИВАНИЕМ ДОРОЖНЫХ МАШИН И АВТОМОБИЛЕЙ ПРИНЯТ 

В СООТВЕТСТВИИ С ОБЩЕСОЮЗНЫМИ НОРМАМИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО  

ПРОЕКТИРОВАНИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА" 

0 Н Т П '0 1 - 8 6  М и н а в т о т р а н с а  РСФСР. Го д о в ы е  Фо н д ы  в р е м е н и

ПРО ИЗВО ДСТВЕННЫХ Р А Б О Ч И Х  П Р И В ЕД ЕН Ы  В ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ 

ЧАСТИ ПРОЕКТА РЕМОНТНОЙ М АС ТЕРС КО Й.

ТА БЛ И Ц А  12.1. •

З .э .Ш т а т ы  а д м и н и с тр а ти в н о  -  п р о и з в о д с тв ен н о го  
п е р с о н а л а  к о м п л е к с а .

Ва р и а н т  п о д к л ю ч е н и я  в а р и а н т  с с о б с т в ен н ы й

Н А И М ЕН О ВА Н И Е К СУЩЕСТВУЮЩИМ ИНЖЕНЕРНЫМ ОБЕСПЕ* 
ИНЖЕНЕРНЫМ СЕТЯМ Ч ЕН И ЕМ

МАШИНИСТЫ ДОРОЖНЫХ МАШИН

и БРИГАДА ЛИНЕЙНЫХ РАБОЧИХ 4 0  4 0

3

НАИМ ЕНОВАНИЕ
Ва р и а н т  подключения 
к  существующим
ИНЖЕНЕРНЫМ СЕТЯМ

ВАРИАНТ С СОБСТВЕН
НЫМ ИНЖЕНЕРНЫМ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕМ
В о д и те л и  г р у з о в ы х  автомоб. 15 45

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ РАБОЧИЕ 8 В

Ра бо чи е  рем о нтно й  млстерод 23 г ъ

ПЕРСОНАЛ, ОБСЛУЖИ БАЮЩИЙ — г \

КОТЕЛЬНУЮ

Рабочие с ред с тв  ком-

м у н и к а ц и й — г

РАБОЧИЕ ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕ-

НИИ ■ — 5

Ра б о чи е  б а з ы  п ро ти во го ю

ЛЕДНЫХ м а т е р и а л о в 3 ■„ 3

Уб о р щ и ц ы г г

Сто р о ж а ъ ъ

ИНЖЕНЕРНО- ТЕХНИЧЕСКИЙ

И АДМИНИСТРАТИВНЫЙ АППАРАТ н и

МлсгпеРА 5 5
и т о г о 110 __________ J S _________

3.4. МЕХАНИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ. 

Вр о в е н ь  м е х а н и з а ц и и  р а б о т  по т е к у щ е м у  р е м о н т у  и

СОДЕРЖАНИЮ А ВТО М О БИ Л ЬНЫ Х ДОРОГ ОПРЕДЕЛЕН НА ОСНОВАНИИ

„ М е т о д и ч е с к и х  р е к о м е н д а ц и й  по о п р е д е л е н и ю  у р о в н я  м е х а 

н и з а ц и и  РАБОТ ПО ТЕК У Щ ЕМ У  РЕМОНТУ И СОДЕРЖАНИЮ АВТОМО

БИЛЬНЫХ ДОРОГV РАЗРАБОТАННЫМИ ГИПРОДОРНИИ МИНАВТОДОРА 

РСФСР, <979Г И СОСТАВЛЯЕТ 7 4 */ ..

УРОВЕНЬ МЕХАНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРОЦЕССОВ ПО

РЕМОНТУ и т е х н и ч е с к о м у  о б с л у ж и в а н и ю  с т р о и т е л ь н о - дорож

н ы х  МАШИН И АВТОМОБИЛЕЙ ОПРЕДЕЛЕН н а  ОСНОВАНИИ РЦ-ИЮ “
- РСФСР -  < 3 - 0 0 8 7 - 8 с  „ М е т о д и к а  у к р у п н е н н о г о  о п р е д е л е н и я

УРОВНЯ МЕХАНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРОЦЕССОВ АВТОТРАНСПОРТ

НЫХ ПРЕДПРИЯТИЕМ  СОСТАВЛЯЕТ 61 ,06  7 ».

3.5. Складское хозяйство комплекса

На С КЛ АД АХ КОМПЛЕКСА ОСНОВНОГО ЗВЕНА ДОРОЖНОЙ служ

б ы  ХРАНЯТСЯ ЗАПЧАСТИ,ОБОРОТНЫЕ А ГР Е ГА ТЫ , ИНСТРУМЕНТ.ТОПЛИВО- 

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, СМАЗОЧНЫЕ М А ТЕРИ А Л Ы  И ПРОТИВОГОЛО

ЛЕДНЫЕ ДАЯ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ НУЖД.

Т а б л и ц а  3 .5 .2 .

Состав складского хозяйства.

МИ
п / п

НАИМЕНОВАНИЕ СКЛАДОВ П Р И М Е Ч А Н И Е

1 Ск л а д  а г р е г а т о в  и з а п ч а с т е й В СОСТАВЕ ЗДАНИЯ СТОЯНКИ

2. Ин с тр у м е н та л ь н о - р а з д а т о ч н а я  к а а - В СОСТАВЕ РЕМОНТНОЙ

д о в а я МАСТЕРСКОЙ

N il

n in
ИА ИМЕНОВАНИЕ СКЛАДОВ П р и м е ч а н и е

3 с к л а д  м а с е л 6 СОСТАВЕ РЕМОНТНОЙ М Л Ш Ш

4 СКЛАД ИНВЕНТАРЯ В СОСТАВЕ РЕМОНТНОЙ МАСТЕРСКПН

5 СКЛАД СПЕЦОДЕЖДЫ 0 СОСТАВЕ РЕМОНТНОЙ МШЕГСМ

Б СКЛАД ПРОТИВОГОЛОЛЕДНЫХ МАТЕРИАЛОВ ОТДЕЛЬНО СТОЯЩЕЕ СООРУЖЕНИЕ

7 Склад  с в е тл ы х  н еф теп ро д укто в отдельно стоящее с о о рф ш е

36.Краткая характеристика  с к л а д о в :
—  Ск л а д  а г р е г а т о в  и запчастей п р е д н а з н а ч е н  д ля  х р а н е н и я

ЗАПЧАСТЕЙ, АГРЕГАТОВ, ИНСТРУМЕНТА, РЕЭ ИНО “ К A РТОНН Ы X ИЗДЕЛИИ . СТЕ

КОЛ АВТОМОБИЛЬНЫХ, ТРОССОВ U 7 Д ,, СКЛАД ОСНАЩЕН ПОДВЕСНЫМ ЗЛЕШ ’  

ЧЕСКИМ КРАНОМ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ Ъ т . Н а СКЛАДЕ ПРЕДУСМОТРЕНА 

ВОЗМОЖНОСТЬ ВРЕМЕННОГО ХРАНЕНИЯ ЦЕННЫХ ГРУЗОВ,СНЯТЫХ С АВТО

МОБИЛЕЙ, ПОПАВШИХ В АВАРИЙНУЮ ОБСТАНОВКУ.

—  Ин с тр у м е н та л ь н о - р а з д а т о ч н а я  КЛАДОВАЯ ПРЕДНАЗНАЧЕНА ДЛЯ 

ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО ХРАНЕНИЯ ИНСТРУМЕНТА И ОРГОСНАСТКИ, А ТАКЖЕ 

НЕОБХОДИМОГО ЗАПАСА ЗАПЧАСТЕЙ ДАЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НЕПРЕРЫВНОСТИ ТЕХ

НОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА РЕМОНТА МАШИН И МЕХАНИЗМОВ.

—  СКЛАД МАСЕЛ ПРЕДНАЗНАЧЕН ДАЯ ХРАНЕНИЯ СВЕЖИХ МАСЕЛ 

В ТА Р Е, А ТА КЖ Е ТА Р Ы  С ОТРАБОТАННЫМИ МАСЛАМИ, СОБРАННЫ МЫ 

ДАЯ ОТПРАВКИ НА РЕГЕНЕРАЦИЮ.

—  Ок л а д ы  и н в е н т а р я  и с п ец о д еж д ы , н а хо дящ иес я в  п о д ва л е

АДМИНИСТРАТИВНО -  БЫТОВОЙ ЧАСТИ РЕМОНТНОЙ МАСТЕРСКОЙ, ПРЕД

НАЗНАЧЕНЫ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО РУЧНОГО ИНСТРУМЕНТА 

ЛИНЕЙНЫХ РАБОЧИХ, А ТА КЖ Е СПЕЦОДЕЖДЫ, СПЕЦ06УВИ И ДРУГИХ СРЕДСТВ 

ЗАЩИТЫ, ВЫДАВАЕМЫХ РАБОЧИМ СОГЛАСНО „ ТИПОВЫМ ОТРАСЛЕВЫМ 

НОРМАМ БЕСПЛАТНОЙ ВЫДАЧИ СПЕЦОДЕЖДЫ, СПЕЦОБУВИ И ДРУГИХ 

СРЕДСТВ з а щ и т ы '

— Склад  противогололедных м атериалов предусматривает

ХРАНЕНИЕ ж и д к и х  И ТВЕРДЫХ ХЛОРИДОВ, А ТА КЖ Е ВЫДЕЛЕНА ПЛО

ЩАДКА ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ПЕСКА НАВАЛОМ,

—  Ск л а д  с в е т л ы х  н е ф т е п р о д у к т о в  ем ко с ть ю  ю ом* отдельно

СТОЯЩЕЕ СООРУЖЕНИЕ, ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ХРАНЕНИЯ И ВЫДАЧИ 

БЕНЗИНА И ДИЗТОПЛИВА , НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ СОБСТ

ВЕННОГО ПАРКА МАШИН ТОПЛИВОМ-

1 7 , П л о щ а д к а  д а я  н а р у ж н ы х  р а б о т .

На т е р р и т о р и и  к о м п л е к с а  п р е д у с м о т р е н а  п л о щ а д ка  для

ВЫПОЛНЕНИЯ СЛЕДУЮЩИХ РАБОТ:

— СТОЛЯРНО- ПЛО ТНИЧНЫ Е РА БО ТЫ ;

—  ПОДГОТОВКА МАШИН К  ПО Д КРАС КЕ.

503- 0741. 88 -п з
АИСТ

г
Копиром*: $ W a*  A Z
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4. Т еп л о с н а бж ен и е

В СОСТАВ КОМПЛЕКСА ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИИ ОСНОВНОГО 

ЗВЕНА ДОРОЖНОЙ СЛ9ЖБЫ ПРИ ПО ДКЛЮ ЧЕНИИ К ВНЕШНЕПЛОЩАДОЧ" 

НЫМ СЕТЯМ ВХО Д ЯТ СЛЕДУЮЩИЕ ЗДАНИЯ -ТЕ П Л О П О ТР Е Б И ТЕ Л И :

—  РЕМОНТНАЯ М АС ТЕРС КАЯ;

—  С ТО Я Н К А  ДОРОЖНЫХ М АШ ИН;

—  СКААД СВЕТЛЫХ НЕФ ТЕПРО ДУКТВВ.

В ЭТИХ ЗД А Н И Я Х  ТЕПЛО  РАСХО ДУЕТСЯ НА НУЖДЫ ОТОПЛЕНИЯ, 

ВЕНТИЛЯЦИИ И ГО РЯЧЕГО ВО Д О С Н А БЖ ЕН И Я.

Пр о е к т и р у е м ы е  з д а н и я  р а с с ч и т а н ы  н а  т е п л о н о с и т е л ь  

воды  с п а р а м е т р а м и  Т п у- Т о = 1 5 0 °  *  7 0 * С.

НАРУЖ НЫ Е ТЕП Л О ВЫ Е С ЕТИ  ИЗ С ТА Л Ь Н Ы Х  ЗЛЕКТРОСВАР- 

НЫХ ТРУ Б  ПО ГОСТ 10704 -  76 * ТРУБО ПРО ВО ДЫ  СОЕДИНЯЮТСЯ НА 

С ВА РКЕ, КРОМЕ МЕСТ УС ТА Н О ВКИ  А Р М А ТУ Р Ы  И ПРОКЛАДЫВАЮТ

СЯ В НЕПРОХОДНЫХ К А Н А Л А Х  ИЗ С БО РНЫ Х Ж ЕЛЕЗОБЕТО ННЫХ

э л е м е н т о в . Ц ТП  р а с п о л а г а е тс я  в  з д а н и и  противогололедных 

м а т с р и а л о » ,  вместо встроенной ко те льн о й - 

в т а б л и ц е  н1 приведены р а с х о д ы  те п лл по отдельным  з д а 

н и я м  -те п ло п о тр е ви те лям , входящ им  в  комплекс в за ви с и м о 

с ти  от рлечетнои те м п е р лтур ы  н а р у ж н о г о  в о з д м х а

т а б л и ц а  4 . 1 .

наименование ,
ЗНАНИЙ. СООРУЖЕНИИ

РАСХОД ТЕПЛА 
ТУРЕ К

В КВТ ПРИ РАКЕТНОЙ ТЕМПЕРА'ЪТ 1 ГЫГ. ККАА/Ч / ____________ ,
нагрузки -204 -же -4о'С

1
РЕМОНТНАЯ МАСТЕР" 

СКЛЯ. АДМИНИСТРАТИВНО 
БЫТОВАЯ ЧАСТЬ

ОТОПЛЕНИЕ 61,5 , 
152.9)

ВЗ.У
(72,2) ($31 .

ВЕНТИЛЯЦИЯ 177.!)
1ШС 1 97.3) ___{ Щ -

ГОРЯЧЕЕ ВОДО
СНАБЖЕНИЕ

315,1
(2711

315.(Ы
315,1

___№ } ___

г
Ремонтная мастерская

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ
ЧАСТЬ

ОТОПЛЕНИЕ 67,3,
157.9)

33.5
(80.4)

тГЗ
(97.2)

ВЕНТИЛЯЦИЯ 954. \  (829.111
Щ0.7,11049.8] 11272. П)

ГОРЯЧЕЕ ВОДО
СНАБЖЕНИЕ

24,4
(гм __ ( г »

24.4
(21)

3 СТОЯНКА ДОРОЖНЫХ 
МАШИН

ОТОПЛЕНИЕ 171 , М47.1)
ZZ577 

(194.1)
253. В 

U18.2)
ВЕНТИЛЯЦИЯ 2.25,6 

(194 \ ЗОЙ.У(Ш.1) ( ззе .э )

4 СКЛАД СВЕТЛЫХ 
НЕФТЕПРОДУКТОВ Отопление 10.6

(9.1|
13,3
fH .4 l

№
(13,8)

Ито го в
1930.1
(1660)

2398,1
(ш г.з)

8826.8
(8431.2)

Всего с у ч е то м  
ПОТЕРЬ В СЕТЯХ

21X3.1
(1826|

2637,9
(2268.5)

3109.5
(2674,3)

Пр и  п о д к л ю ч е н и и  с о о р у ж е н и и  к  с о б с т в е н н ы м  с е т я м  

и н ж е н е р н о го  о б е с п е ч е н и я  ДОБАВЛЯЮ ТСЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 

ЗД А Н И Я -ТЕ П Л О П О ТР Е Б И ТЕ Л И  : 5 'И ЭТАЖНЫЙ ЖИЛОЙ Д О М ,КА НА 

ЛИЗАЦИОННАЯ НАСОСНАЯ С ТА Н Ц И Я , с т а н ц и я  БИОЛОГИЧЕСКОЙ  

ОЧИСТКИ С ТО ЧНЫ Х ВОД, К О ТЕ Л Ь Н А Я .

Расход  т е п л а  по о т д е л ь н ы м  з д а н и я м - т е п л о п о т р е б и т е -

ЛЯМ, ДОПОЛНИТЕЛЬНО ВХОДЯЩ ИМ в  СОСТАВ КОМПЛЕКСА ЗДАНИЙ 

Н СООРУЖЕНИЙ ОСНОВНОГО З В ЕН А  ДОРОЖНОЙ СЛУЖБЫ И ПОЛНАЯ 

ТЕПЛО ВАЯ НА ГРУЗКА  НА КОТЕЛЬНУЮ П РИ ВЕД ЕН А  В ТА Б Л И Ц Е  2 .

ТА Б Л И Ц А  1 .

ЫН Наименование
Расход тепла в квт 1т мс. к к л л /

ОД СМЕТНОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ
ч) ПРИ

я/п ЗДАНИЙ, СООРУЖЕНИЙ нагрузки - 20" С -30* с -  4о°с

1 5И ЭТАЖНЫЙ ЖИЛОЙ дом ОТОПЛЕНИЕ (81.2 
(155.8)

228.8, 
1196.81 276,5 ‘ 1237:81

ГОРЯЧЕЕ
ВОДОСНАБЖЕНИЕ

409.3 (352 V m
409.3
13521

КАНАЛИЗАЦИОННАЯ ОТОПЛЕНИЕ 10.2(8.81 ы ■&Ь2 НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ 8.6(7.41...
(0,8

19.3)___ Г 1?.3)
СТАНЦИЯ БИОЛОГИЧЕСКОЙ ОТОПЛЕНИЕ 16.3(141

го.э
МВ)

25.6(221
3 очистки сточных Вентиляция

14
(121 Л 9,if fs i___

ВОД Горячее водо СНАБЖЕНИЕ
IB.8

(152)
18.8

(1621 ,18.8,(162)

л Котельная
Отопление

95.3
IBZ)

120,9
(104) 146.5(126)

н ГОРЯЧЕЕ ВОДО
СНАБЖЕНИЕ

60.7 % 
(522)

60.7(52.2) Б0.7
_ (5£2)

Итого*.
814.4

(700,4)
899.9

(774.0)
9В6.7
(848.7)

ВСЕГО с УЧЕТОМ потерь 
В СЕТЯХ

895.8
(770,4)

989.9
(851.4)

1085.4
(933.6)

ПОЛНАЯ НАГРУЗКА НА
котельную/ с учетом

ТАБЛИЦЫ ' ‘ 1-/
____________ _

3018.9
(2596.4)

3627.8
(3119.9)

4194.9 
(3607.9)

5. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ.

Во д о с н а б ж е н и е  и к а н а л и з а ц и я  к о м п л е к с а  р а з р а б о т а 

н ы  В  2 *  В А Р И А Н ТА Х  :

1 В А Р И Л Н Г -П О Д К Л Ю Ч Е Н И Е  К  ГОРОДСКИМ И Н Ж ЕН ЕРН Ы М  

СЕТЯМ

Д В А Р И А Н Т  -С О Б С ТВ Е Н Н Ы Й  И С ТО ЧН И К ВОДОСНАБЖ ЕНИЯ И 
К А Н А Л И З А Ц И О Н Н Ы Е О Ч И С ТН Ы Е  СООРУЖ ЕНИЯ.

Ра с чет систем  водопровода и канализации произ
веден ПОСПИ IU m 1. 04. 02*84, 2. 04.03-85 и техническим 
данным. Расходы по зданиям приведены  в та бл и ца х .

I  ВАРИАНТ

Водопровод- х о з я й с т в е н н о - п и т ь е в о й  и противопожарный

-  ПРО ИЗВО Д С ТВЕННЫ Й

Расход воды  на  н а р у ж но е  п о ж а р о ту ш ен и е  составляет

й л / с ИЛИ 162 М » ,  НАПОР -  Э , г м .  В СЛУЧАЕ ОТСУТСТВИЯ

КОЛЬЦЕВЫХ СЕТЕЙ ВОДОПРОВОДА ПОЖАРОТУШ ЕНИЕ КОМ ПЛЕКСА 

ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ИЗ 2 х Р ЕЗЕР ВУ А Р О В ПРОТИВОПОЖАРНОГО ЗАПАСА

воды. Общая е м к о с т ь  р е з е р в у а р о в  -  300 м 1. Р е з е р в у а р ы  
в ы п о л н я ю тс я  по т . п  901 -4 -5 8 .8 3 . З або р  во ды  произво
д и тс я  мотопомпой  и з  „ м о к р о г о "  КОЛОДЦА.

В К О М П Л Е К С Е  РАЗРАБО ТАНЫ  СЛЕДУЮЩИЕ С И С ТЕМ Ы  

ОБОРОТНОГО ВО Д О С НА БЖ ЕНИ Я.

—  О Т М О Й К И  А ВТО М О БИ Л ЕЙ  В ЗД А НИ И  С ТО ЯН КИ .

—  КРАСКОСОДЕРЖАЩ ИХ С ТО КО В В ЗД А Н И И  РЕМ О Н ТН О Й  МАСТЕР

ской.
Оч и с т н ы е  с о о ру ж ен и я  о т мойки а вто м о б и л ей  

ВЫ ПО Л НЯЮ ТС Я по  Т .П -  9 0 2 . 2 * 4 1 6  . 8 6 .

____________________________________________________________________________________ ц

Оч и с т н ы е  с о о р у ж е н и я  к р а с к о с о д е р ж л щ и х  с т о к о в  р а з -

РАбО ТАНЫ  0 СОСТАВЕ РЕМОНТНОЙ М АС ТЕРС КО Й.

К а н а л и з а ц и я  — р а з д е л ь н а я  : б ы т о в а я , п р о и з в о д с т в е н 

н а я .

Производственные сточные во д ы  перед сбросом  в  сеть

ПРОХОДЯТ ЛОКАЛЬНУЮ О ЧИ С ТК У .

К и с л о то с о д е р ж а щ и е  с т о к и  о ч и щ а ю т с я  в  к о л о д ц е  -  

НЕЙТРАЛИЗАТО РЕ. ПРО И ЗВО Д С ТВЕН Н Ы Е ВОДЫ , СОДЕРЖАЩИЕ ВЗВЕ

ШЕННЫЕ ВЕЩЕСТВА И Н Е Ф ТЕ П Р О Д У К ТЫ  ПРОХОДЯТ О ЧИ С ТКУ  В

о тс то й н о м  к о л о д ц е  с Ф и л ь т р а м и .

Пр е д в а р и т е л ь н о  о ч и щ е н н ы е  с т о ч н ы е  в о д ы  м о г у т  б ы т ь

Н А П Р А ВЛ ЕН Ы  В ОЧИСТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ ОТ МОЙКИ АВТОМОБИ

ЛЕЙ д л я  п о д п и тки . ’ '

До ж д е в ы е  с т о к и  п р о х о д я т  о ч и с т к у  в  о ч и с т н ы х  соору

ж е н и я х  д о ж д е в ы х  в о д . Ра с х о д  д о ж д е в ы х  в о д , м ес то  сброса

И КО Н С ТР У К Ц И Я  О ЧИ С ТНЫ Х СООРУЖЕНИЙ РЕШАЮТСЯ п р и

П Р И В Я ЗК Е  ПРО Е К Т  А .ОчШДЕННМЕ ДОЖДЕВЫЕ ВОДЫ № W  6МТЬ,ИСПОЛЬЗОВА
НЫ АЛЯ подпитки СИСТЕМЫ оборотного ВОДОСНАБЖЕНиЯ 0ТМОМКИ ABTOAjtO*

I  В А Р И А Н Т
6ЙАЕИ.

ИСТОЧНИК ВОДОСНАБЖЕНИЯ -А Р ТЕЗ И А Н С К А Я  СКВАЖИНА С 

РАДИУСОМ ЗОНЫ СТРОГОГО РЕЖИМА 00  М.

Со с та в  в о д о з а б о р н ы е  с о о р у ж е н и й  п р о и зво д и те л ьн о 

с тью  zoo м7 с у т . опр еделяе тся п р и  п р и в я з к е  лр о е ктд . 

Очистные сооружения Биологическом  очистки производитсшостевдЮО^ 

в ы п о л н я ю тс я  по т .п .  902 - Z - Z 2 4 .  Пе р е д  с бр о с о м  в  во до то к

В К А ЧЕ С ТВ Е  Д О О ЧИ С ТКИ , Н А К О П Л ЕН И Я С Т О К О В  ПРИМЕ

НЯЮТСЯ б и о п р у ц ы  с е с т е с т в е н н о й  а э р а ц и е й  п р о и з в о д и 

т е л ь н о с т ь ю  Z0 0  м */с у т .

Си с т е м ы  в о д о п р о в о д а  и к а н а л и з а ц и и  т е  ж е , ч то  в

1 В А Р И А Н Т Е .

ДЛЯ ПОДАЧИ КА Н А Л И ЗА Ц И О Н Н Ы Х СТО КО В НА ОЧИСТНЫЕ 

СООРУЖЕНИЯ ПРЕД УС М А ТРИ ВА ЕТС Я КАНАЛИЗАЦИОННАЯ НАСОС*

НАЯ С ТАНЦИ Я п р о и з в о д и т е л ь н о с т ь ю  Ш  л * / с « т .

Т и п  И КО НС ТРУКЦИЯ КАНАЛИЗАЦИОННОМ н а с о с н о й  с т а н ц и и

о п р е д е л я е тс я  п р и  п р и в я з к е  п р о с к т а .
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СВОДНАЯ ТАбАМДА ВОДОПОТРЕБАЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

ИМ

п о

Наименование

П О Т Р Е Б И Т Е Л Я

Напор

ВО Д О П О ТРЕБЛ ЕН М Е
ОБОРОТНАЯ

СИСТЕМА
ВОДООТВЕ

Д ЕН И Е
БЕЗ ВаЭРАТИЫЕ 

ПОТЕРИ

ПРИМЕЧАНИЕХОЗЯЙСТВЕННО
ПИТЬЕВОЕ

ПРО М ЭВШ Т'
ВЕННОЕ

м 3/ ч м 3/ ш м »/ч М^СУТ м 5/ чм 3/ с у т мэ/ ч М */ш м ъ/ ч Мэ/с ут

I В А Р И А Н *Г

1 РЕМОНТНО- МЕХАНИЧЕСКАЯ

МАСТЕРСКАЯ, ВСЕГО 15,63 9,52 4.S4 2 ,45 240.00 180.00 и . з э 9.52 4.64 3 .49

ИЗ НИХ ХОЛОДНОЙ воды в ,г з V 9 4,54 2,45 *

ГОРЯЧЕЙ БОДЫ 9.40 5Л З —

г СТОЯНКА — — - — 37.80 5 ,4 0 — — — -

3 БАЗА ЕМКОСТЬЮ S00T ПИ! 4
ГОТОВ ЛЕНИЯ ТВЕРДЫХ И

ЖИДКИХ ПРО Т  И ВО ГО АО-

Л Е П Н Ы Х  Х И М И Ч Е С К И Х

М А ТЕР И А Л О В 0.42 0.05 а 4 г 005 — —

И Т О Г О : 20,59 щ о ь 277.8 165.4 И , 6 3 9.52 4.64 3.49

ИЗ НИХ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ 11,13 6,29
ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ 9 .4 0 5 Л З

Л В А Р И А Н Т

1 РЕМОНТНО-МЕХАНИЧЕСКАЯ
1—

МАСТЕРСКАЯ ,ВС Е ГО 15,63 9,52 4 ,5 4 2 / 4 . 240,00 160,00 Г7 .39 9,52 4.64 3 / 9

и з  н и х  холодной ВОДЫ 6,25 3,79 4,54 2 / 4

ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ 9.40 5.73 ■

~z С ТО ЯН КА — — 3 7 /0 5 / 0 — — — —

3 КАНАЛИЗАЦИОННАЯ HAC0CHN

СТАНЦИЯ 6,05 г л г - - 6,05 г . ъ г

4 СТАНЦИЯ БИОЛОГИЧЕСКОЙ

ОЧИСТКИ N ,0 0 0 .50 1.00 0.50

5 БАЗА ЕМКОСТЬЮ 5QQT ЯМ*

ГОТОВЛЕН И Я ТВЕР Д Ы Х  И

ЖИДКИХ ПРОТИВОГОАОАЕД

Н Ы Х  ХИ М И ЧЕС КИ Х

М АТЕРИАЛО В 0 ,4 2 о. o s 0 .42 а ,os

Б ЖИЛОЙ IDM . ВСЕГО* 103.00 5 .30 _

ИЗ НИХ ХОЛОДНОЙ воды 6Д.00 1.90

ГО РЯЧЕЙ ВОДЫ 41,00 3 .40

ИТОГО* 130,64 2 03 3 27780 163/0 127,66 17.89 4 .6 4 3.49

В ТОМ ЧИСЛЕ холодной вц л 80.24 11.25

ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ 50.40 ш.13

Пр и м е ч а н и е *- Р а с х о д ы  в о д ы  по к о т е л ь н о й  о п р е д е л я ю т с я  п р и  п р и в я з к е  п р о е к та

6. .э л е к т р о с н а б ж е н и е  и э л е к т р о о б о р у д о в а н и е

6.1. Эл е к тр и ч е с к и е  н а гру зк и

5

З а е к т р и ч е с к и е  н а гру зки  п р и в ед ен ы  в  т а б л и ц е  ориентировоч

но И УТОЧНЯЮТСЯ ПРИ ПРИВЯЗКЕ ПРОЕКТА.

По СТЕПЕНИ НАДЕЖНОСТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ 

НАГРУЗКИ КОМПЛЕКСА ОТНОСЯТСЯ:

—  АДМИНИСТРАТИВНО-БЫТОВОЕ ЗДАНИЕ , КАНАЛМЗАЦИОННО- НАСОС

НАЯ СТАНЦИЯ , КОТЕЛЬНАЯ, ЭВАКУАЦИОННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ ПРОИЗВОДСТ

ВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ — КО И  КАТЕГОРИИ v

—  СТАНЦИЯ ПОЖАРОТУШЕНИЯ И ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ К

I  КА ТЕГО РИ Й ; _

— ОСТАЛЬНЫЕ ПОТРЕбиТЕЛИ К  Ж КАТЕГО РИ И.

6. г .  И С ТО Ч Н И К  Э Л ЕКТРО С Н А БЖ ЕН И Я

Эл е к тр о с н а б ж е н и е  ко м п л екс а  о с у щ ес твл яетс я  от городских 

э л е к т р и ч е с к и х  с е те й  НАПРЯЖ ЕНИЕМ  Б ' 40 к в .

При при вязке  п ро екта  вопрос э л ектро с н а бж ени я  решается в

'  КАЖДОМ КОНКРЕТНОМ СЛУЧАЕ НА ОСНОВАНИИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИИ 

НА ПРИСОЕДИНЕНИЕ.

На ПЛОЩАДКЕ КОМПЛЕКСА СООРУЖАЕТСЯ ПОНИЖАЮЩАЯ ТРАНСФОРМАТОРНАЯ 

ПОДСТАНЦИЯ ТИПА К '4 г - 4 0 0  М Ч НАПРЯЖЕНИЕМ Б “ 10/О4  КВ ПО ТИПОВОМУ 

ПРОЕКТУ 4 0 7 - 3 - 3 4 $ . 8 4  С ДВУМЯ ТРАНСФОРМАТОРАМИ ПО 160 КбА ДЛЯ 

1ВАРИАНТА , ДЛЯ 2LВАРИАНТА РЕКОМЕНДУЕТСЯ ПОНИЖАЮЩАЯ ТРАНСФОРМАТОРНАЯ 
ПОДСТАНЦИЯ НАПРЯЖЕНИЕМ Б -Ш / 0 .4 К 8  ПО ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ 4 0 7  3*349.84 
„ К "4 2 -4 О 0  М Ч " С ДВУМЯ ТРАНСФОРМАТОРАМИ 7.50 К ВА -

ТАБЛИЦА ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ НАГРУЗОК

ЯЛ
п.п

НАИМЕНОВАНИЕ ЗДАНИЙ 
И СООРУЖЕНИЙ

КОТЫ*-
ЦИЕНТ
мощности

c o s'i

МАКСИМАЛЬНАЯ РАСЧЕТНАЯ МОЩНОСТЬ
АКТИВНАЯ К.Бт РЕАКТИВНАЯ КВАР
ВАРИАНТ

1
ВАРИАНТ

г
Вариант

1
ВАРИАНТ

г
1 Ремонтная мастерская

ДДМШЖТрАТШО-бЫГОВАЯ ЧАСТЬ
СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ
И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ
Производственная часть

ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ
ВВОД 1 0,98 24 24 5.1 5.1
ввод 2. 0.9В К 7 14.7 3.1 3.1

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ НОРПУС-
СИЛОВОЕ ШКТРООБОРУДО0АНН1

ВВОД 3 0,7 1Ш 1821 175 175

503 “ 07 *44 .В8 - ПЭ
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Наименование зданий
И СООРУЖЕНИЙ

коэффи-
ЦИЕНТ
мощности
Ш 5

МАКСИМАЛЬНАЯ РАСЧЕТНАЯ МОЩНОСТЬ
АКТИВНАЯ КВТ РЕАКТИВНАЯ НЙАр

Варилкт
1

ВАРИАНТ
г

ВАРИАНТ
1

Вариант
г

г СТОЯНКА МАШИН (ТЕПЛАЯ) 0.8 и.г и.г 8.52 8.52

ъ . н а в е с  п ая  хранения  техники 0.9 г г 0.96 0.96
4 То п л и в о з а п р а в о ч н ы й  аднкт т 7,1 7.1 4.4 44

5. о ч и с т н ы е  с о о р у ж е н и я

для стачных вод отмой-

ки АВТОМОБИЛЕЙ а.в 9.4 9.Л г  оэ 105

6 К АНАЛИЗАМ ИОННАЯ НАСОС
ИДЯ СТАНЦИЯ 0,8 — \г — 9.0

7 Ра с х о д н ы й  с к л а д  е м м ш

Дот ТВЕРДЫХ И ЖИДКИХ
ХИМИЧЕСКИХ ДОБАВОК 0.8 1 16.Б 16.8 12.45 12,45

8 НАСОСНАЯ НАД АРТСКВАЖИН. 0.75 \Ъ 11Л
9 СТАНЦИЯ БИОЛОГИЧЕСКОЙ

ОЧИСТКИ 0.75 44.5 39,16
to КОТЕЛЬНАЯ 0.85 l \ k 1 U 7
II Жилой дом 0.9 23
ijT НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ 0.9 4 Б ш 2,9

ИТОГО- 612.2 218,5 436.1
С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА
СОВМЕЩЕНИЯ МАКСИМУМ! 1

НАГРУЗОК КТ =0.7 192.3 4284 15-3 зозля
С УЧЕТОМ КОМПЕНСАЦИИ
РЕАКТИВНОЙ МОЩНОСТИ бАРИАНТ! Вариант 2
ПОТРЕБНАЯ МОЩНОСТЬ S поли52005 кед $ поди * «8,6 квА

К о э ф ф и ц и е н т  м ощ ности  - в а р и а н т  i  - 0 . 7 7  

- в а р и а н т  1 - 0 .8 1

Л.ЛЯ ПОВЫШЕНИЯ КОЭФФИЦИЕНТА МОЩНОСТИ йО ВЕЛИЧИНЫ 

C0S5 = 0.98 ТРЕБУЕТС Я УСТАНОВКА С ТА ТИ ЧЕС КИ Х КОНДЕНСАТОРОВ

мощностью О - к э .  = Р т а х  О . г ) ,
ГДЕ Ртах —  МАКСИМАЛЬНАЯ А К ТИ В Н А Я  МОЩНОСТЬ, 

ЦУ,  — КОЭФФИЦИЕНТ МОЩНОСТИ НАГРУЗКИ до 

УСТАНОВКИ СТАТИЧЕСКИХ КОНДЕНСАТОРОВ.

ДЛЯ ВА РИАНТА . . Г  ~  0-К.Э. = 192.3 (0.81 - 0 .2 )  = 116,6 КВ.А.Р 

„ г "  -  а к.Э  =428.5 (0.72- 0 .2) = 222,7 КВ.Ар 

Ре к о м е н д у е т с я  у с т а н о в к а  2 х к о н д е н с а т о р н ы х  у с т а 

н о в о к , к о т о р ы е  ПОДКЛЮ ЧАЮ ТСЯ К  РА ЗН Ы М  СЕКЦИЯМ  

СбОРНЫХ шин 380 -  2 2 0  в п о д с т а н ц и и .

ДЛЯ ВА РИ А Н ТА  1 - к о н д е н с а т о р н ы е  у с т а н о в к и  

т и п а  У К  2  - 0.38 “ 50 У З  мощ ностью S O k b A p  К А Ж Д А Я ;

ДЛЯ ВАРИАНТА 2 - ^ к м  5 8 - 0 , 4 - 1 0 0 '3 3  V  З ^ э  МОЩН0СШО

100 к в  Ар  к а ж д а я .

КОММ ЕРЧЕСКИЙ У Ч Е Т  ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ 

НА СТОРОНЕ НИЗКОГО НАПРЯЖЕНИЯ С ЧЕТЧИКАМ И АКТИВНОЙ

И РЕАКТИВНОЙ ЭНЕРГИИ, УСТАНОВЛЕННЫМИ В ТРАНСФОРМАТОР"

ной  п о д с т а н ц и и .

1  С ВЯ З Ь  И С И Г Н А Л И З А Ц И Я

В п р о е к т е  „ К о м п л е к с  з д а н и й  и  с о о р у ж е н и й  основ

ного  З В Е Н А  ДОРОЖНОЙ с л у ж б ы  " п р е д у с м а т р и в а ю т с я  

С ЛЕДУЮ Щ ИЕ ВИДЫ С В Я З И : ТЕЛЕФ О ННАЯ СВЯЗЬ, ЭЛЕКГРОЧА' 

С О Ф ИКАЦИЯ, РАДИО ФИКАЦИЯ И ОХРАННО -  ПОЖАРНАЯ СИГ

Н А Л И З А Ц И Я . Ш т а т ы  н а  т е х о б с л у ж и в а н и е  п о ж а р н о й  с и г н а 
л и з а ц и и  о п р е д е л я ю т с я  п р и  п р и в я з к е  п р о е к т а .

7.1. Телефонная связь

______________________ 6

7 .5 . Ох р а н н а я  с и г н а л и з а ц и я .

Охр а н н а я  с и г н а л и з а ц и я  з а п р о е к т и р о в а н а  в  соответст

в и и  с „ Пе р е ч н е м  з д а н и й  и п о м е щ ен и й  у ч р е ж д е н и й , о рга 

н и з а ц и й  и п р е д п р и я т и й  Ми н и с т е р с т в а  тр а н с п о р т н о г о  

с т р о и т е л ь с т в а , п о д л е ж а щ и х  о б о р у д о в а н и ю  АВТОМАТИ
ЧЕСКОЙ о хра н н о й  с и г н а л и з а ц и е й  "  И ВСН 2 5  - 0 9 .  68 - 8 5 .  

Лу ч и  о х р а н н о й  с и г н а л и з а ц и и  в к л ю ч а ю т с я  в  к о н ц е н т» -  

т о р  „ Т о п а з "  е м к о с т ь ю  З О л у ч е и , у с т а н а в л и в а е м ы й  в 

к о м н а т е  в а х т е р а  в  А Б К  . Лу ч и  о х р а н н о й  с и г н а л и з а 

ц и и  НА КОНЦЕНТРАТОР .. ТО ПА З" ПОДАЮТСЯ ПО КАБЕЛЮ 

КОМПЛЕКСНОЙ ТЕЛЕФОННОЙ С ЕТИ .

8 . ВНЕДРЕНИЕ ДОСТИЖЕНИЙ НАУКИ И Т Е Х Н И К И

Т е л е ф о н и з а ц и я  п р о е к т и р у е м ы х  з д а н и й  п р е д у с м а т р и 

в а е т с я  ОТ УЧРЕЖ ДЕНЧЕСКО Й ТЕЛЕФОННОЙ СТАНЦИЙ 9 А ТС К % О м

емкостью 50 ни в комнате связи АБК . Ввод в -здание 
стоянии машин выполняется КАБЕЛЕМ ТПП6 20*2*14 от
А Б К .  В РЕМОНТНУЮ М А С ТЕР С К У Ю -К А Б ЕЛ ЕМ  МАРКИ

Т П П 6  2 0 * 2 * 0 . 4 .

7. г .  э л е к т р о ч а с о Ф и к а ц и я

ЗЛЕКТРО ЧАСО Ф ИКАЦИЯ ЗДАНИЙ ПРЕДУСМ АТРИВАЕТС Я ОТ 

П ЕРВИ ЧН Ы Х ЭЛЕКТРОЧАСОВ ТИ ПА  П Ч М Э '2 Б Р  " Р 2 4 - 0 . 1 2 ,  

У С ТА Н А ВЛ И ВА ЕМ Ы Х В КОМНАТЕ СВЯЗИ В А Б К .  ВВОД 

ЛИНИЙ Э ЛЕКТРО ЧАСО ФИКАЦИИ ВЫПО ЛНЯЕТСЯ В КА БЕЛЯХ 

КОМПЛЕКСНОЙ ТЕЛЕФ О ННО Й С Е ТИ .

7. 3. РА ДИОФйКАЦИЯ

Р а д и о ф и к а ц и я  ко м п л ек с а  п р о е к т и р у е м ы х  з д а н и й  п р е 

д у с м а т р и в а е т с я  ОТ СУЩЕСТВУЮЩЕЙ РАДИОТРАНСЛЯЦИОННОЙ 

СЕТИ. МИНИСТЕРСТВА СВЯЗИ С ВОЗМОЖНОСТЬЮ П ЕРЕКЛЮ ЧЕ

НИЯ НА МЕСТНУЮ РАДИОТРАНСЛЯЦИОННУЮ СЕТЬ ОТ УСИЛИТЕЛЯ

1003101 и м а г н и т о ф о н а  „ т е м б р " ,  у с т а н а в л и в а е м ы х  в

КОМНАТЕ СВЯЗИ В J U K  .

7 . 4 .  По ж а р н а я  с и г н а л и з а ц и я

По ж а р н а я  с и г н а л и з а ц и я  з а п р о е к т и р о в а н а  в  с о о тв е тс т

ви и  с о СНи П 2 .0 4 . о э -8 4 . .  Пр а в и л а  п р о и з в о д с тв а  и п р и е м 

к и  РАБОТ, УСТАНОВКИ ОХРАННОЙ. ПОЖАРНОЙ И ОХРАННО-ПОЖАР

НОЙ с и г н а л и з а ц и и  БСН 2 5 - 0 9  . Б 8 - 8 5 " .  Лу ч и  п о ж а рн о й  

СИГНАЛИЗАЦИИ ПО КАБЕЛЮ  КОМПЛЕКСНОЙ ТЕЛЕФОННОЙ СЕТИ 

ЗАВОДЯТСЯ НА. КО Н Ц ЕН ТР А ТО Р -Я П С  -3 "Е М К 0 С ТЬ Ю  20  ЛУЧЕЙ, 

УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ В ПОМЕЩЕНИИ В А Х ТЕ Р А  В А 6 К .

ДЛЯ ОТКЛЮЧЕНИЯ ВЕНТИЛЯЦИИ ПРИ ПОЖАРЕ В ПРОЕКТИ
РУЕМЫХ ЗДАНИЯХ ПРЕДУСМАТРИВАЕТСЯ УСТАНОВКА РЕЛЕ
типа  РПУ-Д-лгог-УЭА в кл ю ча ем о го  в  з а п а р а л л е л е н н ы е  кон
т а к т ы  АСПТ СООТВЕТСТВУЮЩИХ ЛУЧЕЙ КОНЦЕНТРАТОРА „ЛПС-З!

Пр и н я т ы е  т е х н о л о г и ч е с к и е  и с т р о и т е л ь н ы е  р е ш е н и я ,

ОБОРУДОВАНИЕ, ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА И ТРУДА СООТШ- 
СТВУЮТ НОВЕЙШИМ ДОСТИЖЕНИЯМ НАУКИ И ТЕХНИКИ-

Для о б с л у ж и в а н и я  а в т о д о р о г  и с п о л ь з у е т с я  в ы с о к о 

п р о и з в о д и т е л ь н а я  ДОРОЖ НАЯ т е х н и к а .

З а СЧЕТ СОВМЕЩЕНИЯ ПРОФЕССИЙ, предусмотренно го  

„Но р м а т и в а м и  чи с л ен н о с ти  р а б о ч и х , з а н я т ы х  те к у щ и м  

РЕМОНТОМ и с о д е р ж а н и е м  а в то м о б и л ь н ы х  д о р о г р а з р а 

б о т а н н ы м и  НЯИ ТР У Ц Д , чи с л енн о с ть  л и н е й н ы х  ра бо чи х

СОКРАЩЕНА НА Н ч е Л О ВЕК ПО С РАВНЕНИЮ  С РА Н ЕЕ ДЕЙ

СТВУЮЩИМ ТИ ПО ВЫ М  П Р О ЕК ТО М .

Для обслуживания те х н и к и  и автомобилей

ЗАЛОЖЕНО СОВРЕМЕННОЕ ТЕХН О Л О ГИ ЧЕС КО Е ОБОРУДОВАНИЕ 

В с о о т в е т с т в и и  с „ Т а б е л е м  т е х н о л о г и ч е с к о г о  о б о р у д о в а н и я  

и с п ец и а л и зи ро ва н н о го  и н с тр у м е н та  для Л Т П ,  AT0. 6Ц Т0 ," у тверж 

д ен н ы м  МИНЛВТОТРЛНСОМ РСФСР В 1983г.

Оч и с тк а  х о з я й с тв е н н о -Ф е к а л ь н ы х  с то ко в на о чи с тн ы х  

СООРУЖЕНИЯХ о с у щ ес твл яетс я  с про грессивным и  к о м п а к т н ы м и  уста

но вкам и  ЗАВОДСКОГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ-

Об ъ е м н о - план иро во чн ы е р еш ен и я  с о о тв е тс тв у ю т  с о врем ен н ы м

ТРЕБОВАНИЯМ, ПРЕДЪЯВЛЕННЫМ К ПРОМЫШЛЕННЫМ И ВСПОМОГАТЕЛЬ

НЫМ ЗДАНИЯМ.

Ко н с тр у к ти в н ы м и  р еш е н и я м и  з д а н и й  предусм отрено  в н ед р ен и е

ПРОГРЕССИВНЫХ ИЗДЕЛИЙ И МАТЕРИАЛОВ. ПРИМЕНЕНИЕ КОНСТРУКЦИЙ 

высокой ЗАВОДСКОЙ готовности 05ЕСПЕЧИВДЕТ ВОЗМОЖНОСТЬ ИНДУСТРИ

АЛЬНОГО ВОЗВЕДЕНИЯ з д а н и й .

Аист
5 0 Э - 0 7 - И . 8 В -  п 3
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9. О х р а н а  т р у д а .

НАРЯДУ С ПРИНЯТИЕМ ОСНОВНЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ В РАЗ

РАБОТАННЫХ МАТЕРИАЛАХ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ПРЕДУСМОТРЕНЫ РЕШЕ

НИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА СОЗДАНИЕ БЕЗОПАСНЫХ И ЗДОРОВЫХ УСЛОВИЙ 

ТРУДА. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ СЛУЧАЕВ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ТРАВМ АТИЗМА 

И АВАРИИ.

Все в и д ы  ра бо т д о лж ны  о с у щ ес твл я ть с я  л и ц а м и , имеющими

СООТВЕТСТВУЮЩУЮ КВАЛИФИКАЦИЮ, ПРИСВАЕВАЕМУЮ Q УСТАНОВЛЕННОМ 

ПОРЯДКЕ И ОБУЧЕННЫМ БЕЗОПАСНЫМ МЕТОДАМ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ 

СОГЛАСНО ТРЕБОВАНИЯМ ГОСТ 1 2 .0 ,0 0 4 "7 9  „С С БТ. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБУ

ЧЕНИЯ РАБОТАЮЩИХ БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА - ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ” И

сн и п I -  4 -80 „ Т е х н и к а  б ез о п а с н о с ти  в с т р о и т е л ь с т в е "

Ра б о т ы , с в я з а н н ы е  с р е м о н то м  и с о д е р ж а н и е м  д о р о г , а 

т а к ж е  рем о нто м  и т е х н и ч е с к и м  о б с л у ж и в а н и ем  м а ш и н  и меха

н и зм о в , д о лж ны  о с ущ ес твл ятьс я  с с о б л ю д е н и е м  т р е б о в а н и й  

„П рави л  по о хра не  т р у д а  на  а в то м о б и л ь н о м  т р а н с п о р т е  " у тверж 

д е н н ы х  ПРЕЗИДИУМОМ ЦК ПРОФСОЮЗА РАБОЧИХ АВТОМОБИЛЬНОГО

т р а н с п о р т а  и ш о с с е й н ы х  д о р о г  Z 4 .0 4 .7 9  и „ П р а в и л  т е х н и к и

БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ, РЕМОНТЕ И СОДЕРЖАНИИ АВТОМО

БИЛЬНЫХ ДОРОГ . "у тв е р ж д е н н ы х  2 5 .0 2 .7 7  Минавто до ро м  РСФСР и 

29 .04 .77  Г МИНГРАНССТРОЕМ СССР-

Ус тр о й с тв о  э л е к т р и ч е с к и х  с е т е й  д о л ж н о  в ы п о л н я т ь с я  с 

СОБЛЮДЕНИЕМ ТРЕБОВАНИЙ ГОСТ 11.1. Ш 1 - 7 8 .  ССБТ. СТРОИТЕЛЬСТВ!! 

ЗЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ. ОБЩИЕ ТРЕБО ВАНИЯ’ .. ПРАВИЛ ТЕХНИЧЕСКОЙ 

ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК ПОТРЕБИТЕЛЕЙ " И „ПРАВИЛ ТЕХНИКИ 

БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК ПОТРЕБИТЕЛЕЙ" 

УТВЕРЖДЕННЫХ 12. 04 -09 ГОСЭНЕРГОНАДЗОРОМ.

В ЦЕЛЯХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЗАЩИТЫ РАБОТАЮЩИХ ОТ ПОРАЖЕНИЯ 

ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ ПРИ ПРИКОСНОВЕНИИ К  МЕТАЛЛИЧЕСКИМ 

НЕТОКОВЕДУЩИМ ЧАСТЯМ, КОТОРЫЕ МОГУТ ОКАЗАТЬСЯ ПОД НАПРЯЖЕ

НИЕМ В РЕЗУЛЬТАТЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ ИЗОЛЯЦИИ. НЕОБХОДИМО ПРЕДУСМАТ 

РИВЛТЬ ЗАЩИТНОЕ ЗАЗЕМЛЕНИЕ И ЗАНУЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК, 

ВЫПОЛНЕННЫЕ С СОБЛЮДЕНИЕМ ТРЕБОВАНИЙ ГОСТ IZ . I .  030 "81 „ ССБТ. 

ЗЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ. ЗАЩИТНОЕ ЗАЗЕМЛЕНИЕ, ЗАНУЛЕНИЕ ".

в соответствии с ГОСТом 4 б 4 - тэ и с та н д а р то м  безопасности

ТРУДА ГОСТ 12.1.020 -81  ДЛЯ ЗАЩИТЫ АППАРАТУРЫ СВЯЗИ и АБОНЕНТ

СКОГО ТРАНСФОРМАТОРА ОТ ОПАСНЫХ НАПРЯЖЕНИЙ И ТОКОВ ПРЕДУС

МАТРИВАЕТСЯ КОНТУР ЗАЗЕМЛЕНИЯ СОПРОТИВЛЕНИЕМ НЕ БОЛЕЕ 10 ОМ 

ДЛЯ СУГЛИНИСТОГО ГРУНТА 5> 'йа а м .м . Для УСТРОЙСТВА ЗАЗЕМЛЕНИЯ 

ИСПОЛЬЗУЮТСЯ ЭЛЕКТРОДЫ ИЗ угловой СТАЛИ 50 * 50 *5  ДЛИНОЙ 2 ,5м , 

ЗАБИВАЕМЫЕ В ГРУНТ НА РАССТОЯНИИ 5M ДРУГ ОТ ДРУГА.

Электро д ы  соединяю тся м еж ду собой полосой 4о » 4 .  к о л и чес тво  

ЭЛЕКТРОДОВ УТОЧНЯЕТСЯ при п р и в я з к е  п р о е к та .

В п р о е к тн ы х  р еш ен и ях  по с ред с тва м  к о л л екти вн о й  за щ и ты  

необходимо п р е д у с м а тр и в а ть  с лед ую щ и е  м ер о п р и я ти я  !

— ОБОЗНАЧЕНИЕ сигнальными ц в е та м и  и з н а к а м и  безопаснос

ти ЗОН. 0 которых могут действовать постоянно или потенциально 
опасные производственные факторы, согласно гост  12.4.026- 16 
„ССБТ. Цвета сигнальные и знаки безопасности *;

—  ПРИ М ЕНЕНИЕ И РАЗМЕЩЕНИЕ ПОЖАРНОЙ ТЕ Х Н И К И  СОГЛАСНО 

ТРЕБОВАНИЯМ ГОСТ МЛ. 009 -7 5  „ ССБТ. ПОЖАРНАЯ ТЕХ Н И К А  ДЛЯ 

ЗАЩИТЫ О БЪЕКТО В. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

ВСЕ РАБОТАЮЩИЕ ОБЕСПЕЧИВАЮ ТСЯ СПЕЦОДЕЖДОЙ, СПЕЦОБУВЬЮ И 

ДРУГИМИ СРЕДСТВАМИ ЗАЩИТЫ СОГЛАСНО -. ТИПО ВЫМ  ОТРАСЛЕВЫМ НОР

МАМ БЕСПЛАТНОЙ ВЫ Д А ЧИ  СПЕЦОДЕЖДЫ, СПЕЦОБУВИ И ДРУГИХ СРЕДСТВ 

ЗАЩИТЫ."

10 Противопожарные, мероприятии.

В ЦЕЛЯХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ЗДАНИЙ СЛЕДУЕТ 

ПРЕДУСМАТРИВАТЬ МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПОЖАРНОЙ ЗАЩ ИТЕ СОГЛАСНО

т р е б о в а н и я м  гост 1 2 .1 .0 0 4  ~ 8 5  „ ССбТ. По ж а р н а я  безопасность.
ОБЩИЕ ТРЕБО ВАНИЯ"

ПРОТИВОПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ, НАПРАВЛЕННАЯ НА ПРЕДУПРЕЖ

ДЕНИЕ ПОЖАРА, ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСПЕШНОГО ТУ Ш ЕН И Я И ЭВАКУАЦИЮ 

ЛЮДЕЙ И МАТЕРИАЛОВ О БЕС П ЕЧИ ВА ЕТС Я:

—  РАЗМЕЩЕНИЕМ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ КОМПЛЕКСА С СОБЛЮДЕНИЕМ

рас с то яний  м е ж д у  ними согаасно СН и П п  ~ 106 -  79 „ Ск л а д ы  нефти 

И НЕФТЕПРОДУКТОВ- НОРМЫ ПРО ЕКТИРО ВАНИЯ;' а т а к ж е  СН И П Л -8 9 4 В  

. г е н е р а л ь н ы е  п л а н ы  п р о м ы ш л е н н ы х  п р е д п р и я т и й , н о р м ы  п р о е к т и 

р о ва н и я  ■*; 6

—  УСТРОЙСТВОМ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ;

—  УСТРОЙСТВОМ ПРОЕЗДОВ С ТВЕРДЫМ  ПО КРЫ ТИ ЕМ , ОБЕСПЕЧИВАЮ

ЩИМ ВОЗМОЖНОСТЬ СВОБОДНОЙ Э ВАКУАЦИИ ЛЮДЕЙ И ТРАНСПО РТА;

—  ВЫПОЛНЕНИЕМ МОЛНИЕЗАЩИТЫ я  КАТЕГОРИИ ПО СН 5 0 5 "  77, 

„ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ И УСТРОЙСТВУ МОЛНИЕЗАЩИТЫ 

ЗДАНИИ И СООРУЖЕНИЙ";

—  ВЫПОЛНЕНИЕМ ЗАЩИТЫ ОТ СТАТИЧЕСКОГО ЭЛЕКТРИЧЕСТВА ДАЯ 

ВСЕХ ВЗРЫВООПАСНЫХ УСТАНОВОК В СООТВЕТСТВИИ С РЕКОМЕНДАЦИЯ"

м и „ Пр а в и л  з а щ и т ы  пт с т а т и ч е с к о г о  э л е к т р и ч е с т в а ;
—  УСТРОЙСТВОМ ПОЖАРНОГО ГИДРАНТА НА ВОДОПРОВОДНОЙ СЕТИ,А  

ТА К Ж Е  УСТАНОВКОЙ ОТДЕЛЬНО СТОЯЩИХ РЕЗЕРВУАРОВ П Р ОТ 14 ВО ПОЖАР' 

нога ЗАПАСА ВОДЫ;

—  УСТАНОВКОЙ В ЗДАНИИ ОГНЕТУШИТЕЛЕЙ О П В Х ЧО .

и .  УТИЛИЗАЦИЯ отходов ПРОИЗВОДСТВА .

ПРОЕКТОМ ПРЕДУСМАТРИВАЮТСЯ СЛЕДУЮЩИЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО 

ЭКОНОМИИ ОТХОДОВ ПРОИЗВОДСТВА И М АТЕРИАЛЬНЫ Х РЕСУРСОВ 5

—  У ТИ Л И ЗА Ц И Я АВТОРЕЗМНЫ И НЕПРИГОДНЫХ М ЕТАЛЛИЧЕСКИХ 

ДЕТАЛЕЙ И УЗЛОВ ПРИ РАЗБО РКЕ МАШИН И М ЕХАНИ ЗМ О В;

—  УТИЛ ИЗА ЦИ Я СВИНЦА, ПРИШЕДШИХ В НЕГОДНОСТЬ, АККУМУЛЯТОР

НЫХ БА ТА РЕЙ ;

—  СБОР ОТРАБОТАННЫХ МОТОРНЫХ И ТРАНСМИССИОННЫХ МАСЕЛ,

7

ОТГРУЗКА ИХ ДЛЯ РЕГЕНЕРАЦИИ;
— ОБЕЗВОЖЕННЫЙ ОСАДОК ПОСЛЕ ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИИ ОТ МОЙКИ 

МАШИН, ПОЛИВКИ ТЕРРИТОРИИ И ДОЖДЕВЫХ с т о к о в  СОСТОИТ в основ

ном ИЗ ПЕСКА И СУГЛИНИСТЫХ ОТЛОЖЕНИЙ И БУДЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ 
ДАЯ ОТСЫПКИ ЗЕМЛЯНОГО ПОЛОТНА ПРИ РЕМОНТЕ И СОДЕРЖАНКИ АВТО
МОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ ИЛИ В ПРОВЕДЕНИИ ПРОТИВОГОЛОЛЕДНЫХ МЕРО
ПРИЯТИЙ i

—  ОБВОДНЕННЫЕ Н ЕФ ТЕП Р О Д У К ТЫ , СОБРАННЫЕ В ОЧИСТНЫХ СООРУ

Ж ЕН И ЯХ, СЖ ИГАЮ ТСЯ С УСЛОВИЕМ ТРЕБО ВАНИЙ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАС

НОСТИ;

—  ШЛАМ ПОСЛЕ ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИИ ОКРАСОЧНОГО О ТД ЕЛ Е

НИЯ ВЫВОЗИТСЯ В М ЕС ТА , У КА З А Н Н Ы Е РАЙОННОЙ СЭС.

12.ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ-

О с о о т в е т с т в и и  с п о с т а н о в л е н и я м и  ЦК КПСС и Со в е т а  

МИНИСТРОВ СССР * ОБ у с и л е н и и  о х р а н ы  ПРИРОДЫ и у л у ч ш е н и и  

и с п о л ьзо ва н и я  п р и р о д н ы х  р ес у рс о в  ’ и в ,  Д о п о л н и т е л ь н ы х  м е р а х  

ПО УСИЛЕНИЮ о х р а н ы  п р и р о д ы  и у л у ч ш е н и ю  и с п о л ь з о в а н и я  п р и 

ро д н ы х  РЕСУРСОВ” ПРОЕКТНЫМИ РЕШЕНИЯМИ ПРЕДУСМАТРИВАЮТСЯ СЛЕ

ДУЮЩИЕ МЕРОПРИЯТИЯ ■
—  РАЦИОНАЛЬНЫЙ ОТВОД ЗЕМЛИ ДЛЯ РАЗМЕЩ ЕНИЯ КОМПЛЕКСА;

—  РАЦИОНАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОТВЕДЕННОГО УЧАСТКА ПРИ 

СОСТАВЛЕНИИ ГЕНПЛАНА*,
— МАКСИМАЛЬНОЕ СОХРАНЕНИЕ ПРИРОДНОГО ЛАНДШАФТА М ЛЕСО

НАСАЖДЕНИИ;
—  РАЦИОНАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВОДНЫХ РЕСУРСОВ, ОХРАНУ 

ВОДОЕМОВ И ПОЧВЫ о т  З А Г Р Я З Н Е Н И Я  СТОЧНЫМИ ВОДАМИ, А ИМЕННО 

ЛОКАЛЬНАЯ ОЧИСТКА ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ с то чн ы х  в о д , о б о р о т н о е  

ВОДОСНАБЖЕНИЕ ОТ ОКРАСОЧНОГО О ТД ЕЛ ЕН И Я, ОБОРОТНОЕ ВОДОСНАБ

ЖЕНИЕ о т  МОЙКИ АВТОМОБИЛЕЙ, НАКОПЛЕНИЕ И РАЗБАВЛЕНИЕ СОАЕ- 

СОЛЕРЖАЩИХ СТОКОВ ОТ КОТЕЛЬНОЙ ПЕРЕД СБРОСОМ В ВОДОТОК;

— В РЕМОНТНОЙ МАСТЕРСКОЙ И КОТЕЛЬНОЙ, ГДЕ ОСНОВНЫМИ 
ВРЕДНОСТЯМИ ЯВЛЯЮТСЯ ОКИСЬ УГЛЕРОДА И ОКИСЛЫ АЗОТА, ПРИ
ТОЧНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ РАССЧИТАНА ИА РАЗБАВЛЕНИЕ ВРЕДНОСТЕЙ ДО 
ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМОЙ КОНЦЕНТАЦИИ ВОЗДУХА В РАБОЧЕЙ ЗОНЕ.

12.1.Охрана водоемов от загрязн ен и я .

Пр о е к т о м  п р е д у с м о т р е н ы  с л е д у ю щ и е  о ч и с т н ы е  с о о руж е

н и я , о б е с п е ч и в а ю щ и е  РАЦИОНАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВОДНЫХ РЕСУР
СОВ. ОХРАНУ ВОДОЕМОВ И ПОЧВЫ ОТ ЗАГРЯЗНЕНИЯ И СЛЕДУЮЩИЕ 

МЕТОДЫ ОЧИСТКИ :
— ОЧИСТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ ОТ МОЙНИ АВТОМОБИЛЕЙ, ОТСТАИВАНИЕ, 

ФИЛЬТРОВАНИЕ;
—  О Ч И С Т Н Ы Е  СООРУЖЕНИЯ К Р А С К О Д Е Р Ж А Щ И Х  С Т О К О В ,  КОАГУЛЯЦИЯ. 

ОТСТАИВАНИЕ, ФИЛЬТРОВАНИЕ;

------------------------------------------------------------------------------ "  [ЛИГ!
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ЛО КА ЛЬНЫ Е ОЧИСТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ :

—  о тс то й н ы й  к о л о д е ц , о т с т а и в а н и е ,  Ф и л ь т р а ц и я *,

—  КОЛОДЕЦ -Н ЕЙ ТР А Л И З А ТО Р , НЕЙТРА ЛИЗАЦИЯ , О ТС ТА И ВА НИ Е .

Оч и щ е н н ы е  п р о и з в о д с т в е н н ы е  воды м о гу т в ы т ь  использованы 

ДЛЯ п о д п и тк и  ОЧИСТНЫЛ СООРУЖЕНИЙ ОТ МОЙКИ АВТОМОБИЛЕЙ.

Об е з в о ж е н н ы й  о с а д о к  после о чи с тн ы х  с о о ру ж ен и й  с о с то и т 

в основном  и з  п ес к а  и с у г л и н и с т ы х  о тл о ж е н и й  и м о ж е т  б ы т ь  

использован д л я  о т с ы п к и  з е м л я н о г о  п о ло тна  п ри  р е м о н т е  и 

с о д е р ж а н и и  а вто м о би л ь н о м  д о р о ги  и л и  в  п р о в е д е н и и  п р о т и в о 

г о л о л е д н ы х  м е р о п р и я т и й . Об в о д н е н н ы е  н е ф т е п р о д у к т ы  , с о б р а н н ы е  

в о ч и с тн ы х  с о о р у ж е н и я х  с ж и га ю тс я  с у с л о в и е м  т р е б о в а н и й  пожар- 

ной ш о п а с т н о с т и . Ш л а м  и з  о ч и с т н ы х  с о о руж ений  п о д к ра с о чн о 

го ОТДЕЛЕНИЯ ВЫВОЗИТЬСЯ в  МЕСТА, УКА ЗА ННЫ Е РАЙОННОЙ СЭС.

б ытовые с т о ч н ы е  воды  з а г р я з н е н ы  в основном Ф и з и о л о ги 

ч е с к и м и  ОТБРОСАМИ И ХАРАКТЕРИЗУЮ ТСЯ ОБЩЕ С А Н И Т А Р Н Ъ1 МИ ЛИМИ

ТИРУЮЩИМИ п о к а з а те л я м и  в р е д н о с ти . Д ля и х  о ч и с тк и  п р е д у с м а т 

ри ва етс я  ВО Л  8 АРИАНТЕ ГЕНПЛАНА СОЗДАНИЕ СООРУЖЕНИЙ МЕХА

НИЧЕСКОЙ И БИОЛОГИЧЕСКОЙ очистки с доочисткой.

ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ АРТЕЗИАНСКОЙ СК8АЖИНЫ ПРЕДУСМАТРИВАЕТСЯ

I й ПОЯС ЗОНЫ САНИТАРНОЙ ОХРАНЫ , ВО ПОЯС ВХОДИТ ТЕРРИТОРИЯ

КОМПЛЕКСА. НА КОТОРОМ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ОЗЕЛЕНЕНИЕ, ЕЖЕДНЕВНАЯ

СУХАЯ УБОРКА И ЗАКРЫТЫЙ ВОДООТВОД ДОЖДЕВЫХ ВОД. ДОЖДЕЬЫЕ ВОДЫ 
С Б Р О С Ы  Б А Ю Т С Я  И А  О Ч Ц С Т Н Ы Е  С О О Р У Ж Е Н И Я . Р А С Х О Д ,  Д О Ж Д Е В Ы Х  В О Д , П Р О И З В О Д И Т Е Л Ь Н О С Т Ь  
очистных С О О Р У Ж Е Н И Й  U UX К О Н С Т Р У К Ц И Я  О П Р Е Д Е Л Я Ю Т С Я  ПРИ Ш  Ь Я З К Е ,  П Р О Е К Т А

Эффективность очистных сооружении

НАИМЕНОВАНИЕ
ЗАГРЯЗНЕНИЙ

КОНЦЕНТРАЦИЯ В 
М & / Л  (О СТАТИЧНАЯ)

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Т а б л и ц а

ЭФФЕКТ ОЧИСТКИ

О ЧИСТНЫ Е СООРУЖЕНИЯ ОТ МОИКИ 

ВЗВЕШЕННЫЕ ВЕЩЕСТВА 18.0

НЕФТЕПРО ДУКТЫ 4 ,0

О ЧИСТНЫ Е 

КРАСНА МЛ “ 197

г р у н т  г ф  -  о го

ШПАКЛЕВКА Н С -006 

ВЗВЕШЕННЫЕ ВЕЩЕСТВА

К о л о д е ц  о тс то й н ы й  НОМ

с о о ру ж ен и я  о к р а с о чн о го  

i z . s

АВТО МОБИЛЕН

98 7 «  "  7 0 7 .  

90 7 . -  60 V .

О Т Д Е Л Е Н И Я

97 7.

ВЗВЕШЕННЫЕ ВЕЩЕСТВА 

НЕФТЕПРОДУКТЫ

КОЛОДЕЦ

ВЗВЕШ ЕННЫЕ ВЕЩЕСТВА 

НЕФТЕПРОДУКТЫ

КОЛОДЕЦ

СЕРНАЯ КИСЛОТА

30.0

12.0
ОТСТОЙНЫЙ Н01 - Z 
18.0 
6.0

Н ЕЙ ТРА Л И ЗА ТО Р К Н  " 1

PH  = 7 -  а

9 Ь 7 * -  4 0 7 .

987. -  4о7.

З а г р я з н е н и я  в  о бщ ем  п о то к е  п р о и з в о д с тв е н н ы х  с то чн ы х  вод

РЕМОНТНО-МЕХАНИЧЕСКИХ МАСТЕРСКИХ СОСТАВИТ ПО ВЗВЕШЕННЫМ

в е щ е с тв а м  - 1 4 , 6  м г / л ,  по н е ф т е п р о д у к т а м  -  2 .з м г / л .

____________________________ _____________ и
1Z.2. Расчет степени загрязнения атмосферного

ВОЭДЧХА ВЕНТИЛЯЦИОННЫМИ ВЫБРОСАМИ. 13. ТЕХИИНО- экономические показатели

ДЛЯ I  ВАРИАНТА СХЕМЫ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА РАСЧЕТ РАССЕИВА

НИЯ В АТМОСФЕРЕ ВРЕДНЫХ ВЕЩ ЕС ТВ, ПРОИЗВЕДЕН ДЛЯ ВРЕДНОСТЕЙ 

СОДЕРЖАЩИХСЯ 8 ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ВЫБРОСАХ, 

РЕМОНТНОЙ МАСТЕРСКОЙ НА 90 УСЛОВНЫХ РЕМОНТОВ В ГО Д.

ДЛЯ JL ВА РИА НТА  В РАСЧЕТЕ УЧИТЫВАЛИСЬ ТА К Ж Е  ВРЕДНОСТИ 

ОТ КОТЕЛЬНОЙ, РАБОТАЮЩЕЙ (УСЛОВНО) НА УГЛЯХ КАРАГАНДИНСКОГО 

МЕСТОРОЖДЕНИЯ КАЗАХСКОЙ ССР.

ПРИ ДРУГОМ РАСПОЛОЖЕНИИ ЗДАНИИ НЛ ГЕНЕРАЛЬНЫХ ПЛАНАХ 

НЕОБХОДИМО ПРОВОДИТЬ ПОВЕРОЧНЫЕ Р А С Ч Е ТЫ .

КЛИМ АТИЧЕС КИЕ Д А Н Н Ы Е ПРИ НЯТЫ  ДЛЯ РАСЧЕТОВ ПО МОСКОВ

СКОЙ о б л а с т и . Фо н о в ы е  к о н ц е н т р а ц и и  в  р а с ч е т а х  не у чи ты ва л и с ь .

Ра с ч е т ы  п р о и з в е д е н ы  н а  ЭВМ по п р о г р а м м е  .  Эф и р 5 "

ДЛЯ ОСНОВНЫХ В Р ЕД Н Ы Х  ВЕЩ ЕС ТВ ~ ОКИСЬ УГЛЕРО ДА И ОКИСИ

а з о т а . Ос т а л ь н ы е  в р е д н о с т и  в ы б р а с ы в а ю т с я  в  н е з н а ч и т е л ь 

н ы х  к о л и ч е с т в а х - Ре з у л ь т а т ы  р а с ч е т о в  п р и в е д е н ы  в  т а б л и ц е  1 Z .2 . I  

Ра с ч е т а м и  у с т а н о в л е н о , ч т о  к о л и ч е с т в о  в р е д н ы х  в е щ е с т в  в

АТМОСФЕРНОМ ВОЗДУХЕ НЕ ПРЕВЫШАЮТ НДС СОГЛАСНО ГОСТ 1 2 -Ш 7 &  

И С Н Д 4 5 - 7 * .

НОМЕРА ИСТОЧНИКОВ ВЫБРОСОВ СООТВЕТСТВУЮТ НОМЕРАМ 

ВЕНТСИСТЕМ РЕМОНТНОЙ МАСТЕРСКОЙ.

ТА Н И Ц А  12.2. f

ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСТОЧНИКОВ 

ВЫБРОСОВ -

НАИМЕНОВА
НИЕ ВЕЩЕСТВАш
КОДОНЩЮГ
ОСЕДАНИЯ
рЕШ,Е-СТВА

ОКМСЪ УГЛЕРОДА 
3.000 
1.0

Окислы АЗОТА

0. 0850
1. 0

Источ

НИК

ВЫБРО

Высота

Выбро

са

ДИАМЕТР

П А Р А М Е Т Р Ы  
САЗОВ 03 ДУШНОЙ  

СМ ЕСИ

ОПАСНАЯ 
СКОРОСТЬ 
ВЕТРА  

М /  СЕК

Мощ
ность 
ВЫ Б* 
POtA

шах
КОНЦЕНТРА
ция в 
долях ПДК

М0Щ
н о т
выв
РОСА

шах
КОНЦЕНТРА
ц ня в 

долях пак

СА

м М

объем

м/ сек

ТЕМПЕРА
ТУРА

ГРАДУС

СКОРОСТЬ

% к
т №?.

Г/с
ГВАР ДВАР.

Г/«К
I&AP ПВАР

BE 1 11.0 0.50 0.69 Z7.0 151 0.5 0.9 0.013 0.05 дог — - —

be г н.о о.го 0.18 27.0 5.73 0.5 0.6 0.030 0.0Z1 0.011 ЦО04 0.101 0.050

ВЕЗ н.о ого 0.18 г г  о 5ЛЗ 0.5 0.6 0.030 0.021 ООН 0.004 0.101 0.050

B f Z И.0 0.80 1. 11 Z7.0 Z.Z1 0.5 1.0 - - - 0.003 0.035 0.016

ТРУБА
КОТЕЛЬ'
■ М И -

30.0 ш 3.Z0 150.0 6.37 - 1,7 6.300 - 0.048 3600 - 0961
.

ч  Н а и м е н о в а н и е  п о к а з а те л е й
ЕДИНИЦА

и з м е р е н и я

Величина

ПОКАЗАТЕЛЕЙ
1 г 3 4

1 С м е т н а я  с т о и м о с т ь  о б щ а я  с  у ч е т о м

УСЛОВНОЙ ПРИВЯЗКИ ТЫС. РУБ. ioao.Z 
1804 _

г. Го д о в ы е  з а т р а т ы  прснмюдстм (с е б е с т о и м о с т ь ) ТЫС. РУБ. т л
736. а _

3. Прибы ль ТЫС. РУБ. 397JL 
г * з л г  _

А. Ур о в е н ь  р е н т а б е л ь н о с т и  ( об щи и ) V . i p
5. срок о ку п а ем о с ти  ка пи та л о вл о ж ен и й Р О Д

6. Ур о в е н ь  м е х а н и з а ц и и  и а в т о м а т и -

ЗДЦИИ п р о и з в о д с тв е н н ы х  процессов 7 .___________ А_____
74

7. Го дово й  РАСХОД ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ МВТ. ч Ш И
187Z.fi

в. ГОДОВОЙ РАСХОД ТЕПЛ А Г к а л
3305

T 9 9 Z

9 ГОДОВОЙ РАСХОД ВОДЫ МЭ

10 Ч и с л е н н о с т ь  р а б о т а ю щ и х ч е л Ж -
в т о м  ч и с л е  р а б о ч и х . ч е л 4 -  .

11 П р о и з в о д и т е л ь н о с т ь  ТРЗИЛ НПРАЫЯПАИЛЦа тыс. РУБ. М -

Для расчета т е х н м к о -  э к о н о м и че с к и х  покАЗАтелеи объем 

работ, в ы п о л н я е м ы й  комплексом по ремонту и содсржа-  

НИЮ А В Т О М О Б И Л Ь Н Ы Х  ДОРОГ Принят 1 млн РУБ. В Г О Д .

В числителе -  д а н н ы е  д л я  в а р и а н т а  с  п о д к л ю ч е н и е м  

к и н ж е н е р н ы м  с е т я м  > в з н л м е н л т е л е  -  с с о б с т в е н н ым  

и н ж е н е р н ы м  о б е с п е ч е н и е м .

"ШТ
503- 07 - И. ЙЙ - пэ

а т .  ̂ j 4
7
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С х е м л  гбнеРАльного плана  
в а р и а н т  п о д к л ю ч е н и я  к и н ж е н е р н ы й  c m iA

ММ®

30.00 1 66 00
1.50 5.00

И И  4 V 41.00
№

t 15,00 ^00 20.00 t

г “ ---------------- ]  f t  f Т Г ■f f t  T t

оо vs

й г
s

-V

Irf,

9

Э к с п л и к а ц и я  з д а н и и  и с ооружении
w

по Г6Н 
ПЛАНУ

Наим енование здания /сооруж ения/ П р им ечдние

1 Ремонтная мастерская.А д м и н н с тр л ш н о -б ы тл я часть —

г Ремонтная МАСтврскля.Прпизвадсгвеннля часть —

ъ Стоянка машин тосщая —

и Нарос ыпоянка 4 09 -1 V -49 .S4

5 Скл а д  с в е тл ы х  неф тепр одуктов е м к .JDQm 3 704M475.S5

6 Осмошрооля эсшакада 5 0 3 -  г п

7 Т рансформ лт орная подсшанция

В о чис тны е  сооружения д ля с т о ч н ы х  во д  ,от moiI kh Автомобилей пРриэводлпЕльностьш 1.5л/с о о г-г -м б .я б

9 О чи с тн ы е  сооруж ения д о ж д е в ы х  в о д 9 о г - 2 - т г а <

10 база емкостью sddt приготовления твердых и 
жидких проти&ошомшных химических мкпг.риалов 503-7-5.83

11 Р С Ь С Р В У А Р  П Р О т н в о П О Ж А р Н О Г О  ЗАПАСА в о д ы  £*15D м 3 901- 4 - SS  Ь Ъ

12 площадка д ля и зго то вл е н и я  мелких Ж БИ —

13 С К Л А Д  П Е С К А —

14 Площадка для наружных ш о п —

15 Площадка ошдыха —

16 Споршивная ПЛОЩАДКА —

17 Открытля с т о я н ка машин —

1В Колодец а л* засора воды —

П Л О Щ А Д Ь  S U C T K A -  2,13ГА 
плои ноешь злстпрвяки — 33 7*

5 0 3 - 0 7 -  1 1 .В & -П З

Ш т

&

Копиром*; j|t^ Формагп AZ
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Ишвяме о Ьзм чеш

- - - - - - - гр ан и ц а  опасной з о н ы
о г р а ж В а н ч е  к р а н а  

— ^  п р о ж е к т о р  на u n op t 
ш и Ш  п о Ц а н о в ы й  п у т ь  
Г - "  1 - вр ем ен н а»  B e p c r i

_  Шовой «п&ф 

ig g j& g g  П М Ч 'Ь ч  « л а в и р о в а н и я  
=> пожарный щ и т

Н!
"|л Н аи м ен о в а н и е ?В- изм. Ксрмативкмй

п о к а з а т е л ь
П о тр еВ и о в ть  по гоВам 

строительства

1. Ш е м  ошоиитаконО- м о н т а ж н щ  раОот мллраО.
7. Злоктроэнаргоа кВ Л т

I . ВоВ» л/сек 0 , Я
к. Пар кг/оао т

5= К ом п р ессор у « т . «
t КислороВ М3 « ,1

В о з р а ж е н и я  ни орган изаци и  с т р о и т е л ь с т в а  
* .  оВщил вопросы.

Преступать к « ор оо тел ьш ву  сооружений ofoenm a R eijx o lo M ii после 
у ст р о й ств а  Екеплоцабочны х инженерных саор^женич о л о В м зВ а  к 
с т р о и т е л ь н о й  ппощ аВко. .

О еу щ ествл ш ь с т р о и т е л ь с т в о  пооВхоо«м о п о э т а п н о ,м м  лерио- 
i * : павгото?«теМ 1ИТй * еслевиой. .

В п о в г о т о в ч т е л ы ш  пьриаа м о х о В о м о  произвести сВ ач у -п р ч ем - 
иу т В у н и ц в х  Ы о в  р а в о т :

-c o s la n u o  геоВ езчч еек ой  олопнеп ta m e ;
• у с т а н о в к а  в о с м о и ч е г о  ш о р е ;

- у с т а н о в к а  в р ем е н н ы х  и н вен тар н ы х зван и й  а 1 м ч н в с п ц т т о в н о - 
е ы т о в о п !  н а з н а ч е н и я ;

-о В л е п е ч е н и е  с т р о и т е л ь с т в а  п р е т и в о п с ж а р н м м  « н в ен л и р ем ; 
-а в е е м ч е н и е  с т р о и т е л ь с т в а  ваВой о о а е к т р о э н е р т о ;  
-о р г а н и за ц и я  п ол у чен и я, х р а н е н и я  а и е п о л ь зо в а н и *  к а р м о й ,  

к и с л о р о В е , а ц е т и л е н а ,п а р а  ч « ж а т о г о  о о з В у х а ;
-  у с т р о й с т в о  освещ ен ия с т р о и т е л ь н о й  п я о щ а В к о ;
-  ш п р м т $ о  в е р т и к а л ь н о й  п л ш р й в к и :
- у с т р о й с т в а  п й о т р о е ч н о т е  в о В о о т в о В а ;
-  п р о ш В к а  в н у т р и н л о зц а В п ч н м х  п оВ зо м н ы х к о м м у н и к а ц и и  •,
-  у с т р о й с т в о  вр ем ен н ы х  n p o e s ie f ;
*  у с т р о й с т в о  в р ем е н н ы х  ск д оВ ек и х  памчщ ении а п л а щ е в о к ; 
- е п е п е ч и в а е т е я  завах  по з а п ю р  м а т е р а  а л а н и н  ресур сов Ва*  

осн овного п ени в) в. с т р о и т е л ь с т в »  •,
-п р о и з в о В и щ с я  с т р о и т е л ь с т в о  п о с т о я н н ы х  зван ии  и сооружении, 

н а м е ч а е м ы х  к и с п е п о э е в е н и ч  5 п р о ц е с се  с т р о и т е л ь с т в а .
В основной лериоВ е т р о ч т с х о с т О о  соор уж ен ий  рекоменв-уетеяЬис- 

ти  в i t a  ama.na. П ервым  э т а п о м  п р е В у е м е л р и в а а т м  с т р о и т е л ь с т в о  n o j-  
зем н ой  ч а с т и  осн о в н ы х  соор уж ен ий  tBuHbtw п о т о к о м  е у с т р о й с т в о м  
( t o i l  и нж енер ны х к о м м у н и к а ц и й  в них.

в т о р ы м  э т а п а м  п р е д у с м а т р и в а е т е »  с т р о и т е л ь с т в о  нввземной 
ч а о т и  осн о в н ы х  еоор уж он ий , н а ч и н а е т с я  и з а к а н ч и в а е т е *  с т р о и 
т е л ь с т в о  м а л о й  соо р у ж ен и и  и п р е в о в и т е я  Ь а г о у е т р о а е т в о  т а р -

1.С т р о в г е я п * 1 н с о е т а в л о н  на лериоВ м о н т а ж а  n a j -  
з е м п в й  ч а с т и  с о о р у ж ен и й .

I »
З ш л и к о ц о »  з В а н и й « сооружений

ri*floг ен 'плаяу Н а и м е н о в а н и е  з в а н о »  (соо р у ж ен и я)
1 ЯроизВоВственный норпуе

г в вм и н о етр ати вн о - В еш о во й  корпиа
3 Ч то яя н а  м аш чн  (т о и л а я )
к А л вес с т о я н к а
? 1 ш 9  с в е т л ы х  к е р т еп р о в у к т о в  емп. т о  м $
<5 В с м о т р о в а я  з с т а к и В а
7 т р а н с ф о р м а т о р н а я  п о З е ш ан ц и я
8 О ч ч ш н ы е щ р ч т е и и я  Зля е тп о ч н ш  Ы  

em мои m i  ао г п ш о я и л Б й
9 В ои стн ы е сооружения ВожВевом воВ
10 С а п  е м к Г ^ о О т  о о т п у Ь в н о я  m f epSotx о .  

ж и ак и к  л р о п и п г и о А е б и ш  х о м .м а т е | ю й Л в й

И рззервоар противопож арного зш а са  воВо|
м П л оц авка  Вал л зго т о в л е н п я  м ел к и х  ЖВЧ
В СкнаЗ п о е н а
А П л о щ а З к а  В л з н а р у ж н ы х  p a lo m
1F Л л о с ц а В к а  о т В ы х а
К В п о р т и в н а я  п л о щ а В н »
17 Qт к ц и ш м  м п м п т  мнивии

З к сп л и к а ц и я  врем енной звонии и сооруженой
н* по 

г е н Н аи м ен о в ан и е К а л - С и Провечано*

К о н т о р а 1

Д о о л етч ер ск ая 1

К расны й у ш е л 1

Д у ш ев ая 1

S b tm o tn a 1

Ш д а д в т г

З о к р ы т о ш  в к л й В 1

Н а в е с \

5 0 5 - 0 7 - И . 8 8 - П 5
Копиром* ; f W
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Б, Указания о metorax осуществления инструментального контроля

Инструментальный контроль осуществляется на основании требований СНи П ч а с т и !  по всем видам стром -
TEAbHQ-МОНТАЖНЫХ РАБОТ,ПРИ ЭТОМ ОСНОВНЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ ОСУЩЕСТВЛЯЮТСЯ ОТ ОПОРНОЙ СЕТИ, ПЕРЕДАННОЙ ЗАКАЗЧИКОМ 

ГЕНПОДРЯДЧИКУ И ДАЛЕЕ СУБПОДРЯДНЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ. СТЕПЕНЬ СГУЩЕНИЯ ОПОРНОМ СЕТИ ЗАВИСИТ ОТ ТРЕБУЕМОЙ ТОЧ

НОСТИ ИЗМЕРЕНИЙ а ПРОЦЕССЕ СТРОИТЕЛЬСТВА JC E ГЕОДЕЗИЧЕСКИЕ РАБОТЫ ОСУЩЕСТВЛЯЮТСЯ НА ОСНОВАНИИ ТРЕБОВАНИЙ

С НиП3 .0 f .0 3 'В 4 „ Г ео д е з и ч е с к и е  р а бо ты  в с тр о и те л ь с тв е ...”

Об ъ ем  гео д е зи че с ки х  р а б о т , к о то р ы й  н ео бхо дим о  о т р а ж а т ь  в а к т а х  н а  с к р ы т ы е  р д б о т ы , с л е д у ю щ и й :

—  устройство опорной геодезической сети СТРОИТЕЛЬНОЙ ПЛОЩАДКИ;
-УС ТА Н О ВКА  ГЕОДЕЗИЧЕСКИХ ЗНАКОВ ПО ВЫНОСКЕ 6 НАТУРУ ПРОЕКТНОГО ПОЛОЖЕНИЯ ВСЕХ ПОДЗЕМНЫХ И 

НАДЗЕМНЫХ КОММУНИКАЦИЙ И ОСЕЙ ВСЕХ СТРОЯЩИХСЯ СООРУЖЕНИЙ И ИХ Э Л ЕМ ЕН ТО В;

—  ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЕ РАЗБИВКИ ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ;

-С О О ТВЕТС ТВИЕ ПРОЕКТУ РАЗМЕРОВ И ПОЛОЖЕНИЯ ТРАНШЕИ;

—  ПРОВЕРКА ПЛАНОВОГО ВЫСОТНОГО ПОЛОЖЕНИЯ ОПОРНЫХ БЕТОННЫХ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИИ.

В.Мероприятия по охране труда и пожарной безопасности ведения работ.

При ПРОИЗВОДСТВЕ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ р а б о т  с л е д у е т  с тро го  с о б л ю д а т ь  т р е б о в а н и я  гл а вы  

СНи П Ж - 4 - в о  „ Те х н и к а  безо п а с н о с ти  в с т р о и т е л ь с т в е ”*  т а к ж е  „П ра ви л а  у с т р о й с т в а  и безо па с н о й  эксплу

а т а ц и и  ГРУЗОПОДЪЕМНЫХ КРАНОВ* УТВЕРЖДЕННЫХ ГОСГОРТЕХНАДЗОРОМ^ ВЕДОМСТВЕННЫХ ИНСТРУКЦИЙ ПО ТЕХНИКЕ Б ЕЗВТО Ш .

С АНИТ АРНО-БЫТОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ РАБОТНИКОВ СТРОИТЕЛЬСТВА ОРГАНИЗУЕТСЯ В СООТВЕТСТВИИ С. ИНСТРУКЦИЕЙ 

ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ БЫТОВЫХ ЗДАНИЙ И ПОМЕЩЕНИИ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ” СН Z 7 6 ~ 7 4 .

Производство РАБОТ НЕОБХОДИМО ОСУЩЕСТВЛЯТЬ 8 СТРОГОМ СООТВЕТСТВИИ С ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМИ 

МЕРОПРИЯТИЯМИ, РАЗРАБОТАННЫМИ 0 СОСТАВЕ ПРОЕКТА ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ, УЧИТЫВАЮЩЕЙ РЕАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 

СТРОИТЕЛЬСТВА. ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ СЛЕДУЕТ УДЕЛИТЬ УЧАСТКАМ РАБОТ, РАСПОЛОЖЕННЫМ В ЗОНЕ ДЕЙСТВУЮЩИХ 

КОММУНИКАЦИЙ И В ЗОНЕ РАБОТЫ ГРУЗОПОДЪЕМНЫХ МЕХАНИЗМОВ- 8 ТЕЧЕН И Е ВСЕГО ПЕРИОДА СТРОИТЕЛЬСТВА 

ОБРАТИТЬ ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ НА СОБЛЮДЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ.

Нео бхо д и м о  с тро го  соблю дать., п р а в и л а  п о ж а р н о й  б е з о п а с н о с ти  п р и  п р о и з в о д с тв е  с т р о и т е л ь н о - монтаж

н ы х  р а б о т " у т в е р ж д е н н ы м и  ГУПО М ВД  СССР 4 н о ября  1977 го да  и с о гл а с о ва н н ы е  Госстро ем  СССР 

^ Ф е в р а л я  1 9 7 7 г о д а  * Г -  1 -74 1 .

Г.  П Р О И З В О Д С Т В О  Р Д 6 0 Т  6 З И М Н И Х  У С Л О В И Я Х ,

Ве д е н и е  р а б о т  в  зи м н и х  условиях с л ед у ет п ро и зво д и ть  в  с о о тветс тви и  с тр е б о в а н и я м и  СНи П ч л с т и Ж . 

До н а с ту п л ен и я  перио да  о тр и ц а те л ь н ы х  т е м п е р а т у р  н а р у ж н о г о  в о з д у х а  д о лж н ы  БЫТЬ ВЫПОЛНЕНЫ 

СЛЕДУЮЩИЕ ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ'

—  ОРГАНИЗОВАН вОДООТООЛ И ОСУШЕНА СТРОИТЕЛЬНАЯ ПЛОЩАДКА;

—  ЗАВЕЗЕНО НА СТРОЙПЛОЩАДКУ НЕОБХОДИМОЕ КОЛИЧЕСТВО УТЕПЛИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ (ОПИЛОК, ТОРФА, 

ШЛАКА,ВОЙЛОКА, МАТОВ СОЛОМЕННЫХ И КАМЫШИТОБЫх)и ОРГАНИЗОВАНО ИХ Х РА Н ЕН И Е;

—  ПОДГОТОВКА ПЛОЩАДКИ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ С ЗАСЫПНОЙ НЕОБХОДИ

МЫХ УЧАСТКОВ УТЕПЛЯЮЩИМИ МАТЕРИАЛАМИ»

—  ПОДГОТОВЛЕНЫ СРЕДСТВА ТРАНСПОРТА ДАЯ ПЕРЕВОЗКИ БЕТОННОЙ СМЕСИ И РАСТВОРОВ 8 ЗИМНИХ УСЛОВИЯХ;

—  ПОДГОТОВЛЕНЫ МЕХАНИЗМЫ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ МЕРЗЛОГО ГРУ Н ТА .

ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ РАБОТ д о л ж н ы  с о бл ю д а тьс я  с л е д у ю щ и е  у с л о в и я *

—  БЕТОННУЮ СМЕСЬ УКЛАДЫВАТЬ В КОНСТРУКЦИЮ ТОЛЬКО НА ОЧИЩЕННОЕ ОСНОВАНИЕ»

—  УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ БЕТОННЫХ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ПРОВОДИТЬ МЕТОДОМ ТЕРМОСА;

—  СТЫКИ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ЗА Д ЕЛ Ы ВА ТЬ  РАСТВОРОМ ИЛИ БЕТОНОМ С ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ 

ЭЛЕКТРОПРОГРЕВОМ ИЛИ ОБОГРЕВАЯ ГОРЯЧИМ ВОЗДУХОМ ДО ПРИОБРЕТЕНИЯ 1DO%‘ OU ПРОЕКТНОМ ПРОЧНОСТИ;

—  РАСТВОРЫ И БЕТОНЫ ПРИМЕНЯТЬ С ХИМИЧЕСКИМИ ДОБАВКАМИ ;

— ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ БЕТОННОЙ СМЕСИ СЛЕДУЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬ СУХИЕ,НЕ ТРЕБУЮЩИЕ ПРОМЫВКИ ПЕСОК И ЩЕБЕНЬ;
—  СВАРКА ДЕТАЛЕЙ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ИЗ МАЛОУГЛЕРОДИСТЫХ СТАЛЕЙ СТ- Ъ  ОРИ ТЕМПЕРАТУРЕ НАРУЖНОГО

И!
ВОЗДУХА МИНУС 3(ГС И СВАРКА КОНСТРУКЦИИ ИЗ СРЕДНСУГАЕРОДИСТЫЛ СТАЛЕЙ МАРКИ Ст5 И ffi T U  И НИЗКОУГЛЕРОДИСТЫХ ПРИ 

ТЕМПЕРАТУРЕ МИНУС Z 0 * С ЗАПРЕЩАЕТСЯ;

—  Ки рп и чн у ю  к л а д к у  в з и м н е е  в р е м я  в ы п о л н я ть  преим ущ ественно  методом  за м о р а ж и в а н и я  , для чего  рекомендуется

ПРИМЕНЯТЬ РАСТВОР, ИМЕЮЩИЙ ПОЛОЖИТЕЛЬНУЮ ТЕМПЕРАТУРУ, МАРКА ДОЛЖНА БЫТЬ НА ОДНУ СТУПЕНЬ ВЫШЕ ПРЕДУСМОТ

РЕННОЙ ПРОЕКТОМ ДАЯ ЛЕТНЕЙ КЛАДКИ С СОБЛЮДЕНИЕМ МЕРОПРИЯТИЙ В СООТВЕТСТВИИ СО СН И П Ж 'В .4  “ 7 2 ;

—  РУЛОННЫЕ КРО0АИ УСТРАИВАТЬ ПРИ ТЕМ П ЕРА ТУРЕ НАРУЖНОГО ВОЗДУХА НЕ НИЖЕ МИНУС 1 0 4 ;

—  КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ С ПРИМЕНЕНИЕМ РУЛОННЫХ МАТЕРИАЛОВ ДОЛЖНЫ ПРОИЗВОДИТЬСЯ С СОБЛЮДЕНИЕМ СПЕЦИАЛЬ

НЫХ ТРЕБОВАНИЙ, ВЫЗВАННЫХ ЗИМНИМИ УСЛОВИЯМИ НА ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ. ЦЕМЕНТНАЯ КЛАДКА ПОД РУЛОННЫЕ 

КРОВЛИ ВЫПОЛНЯЕТСЯ ОРИ ТЕМ ПЕРАТУРЕ НЕ НИЖЕ МИНУС 5"С>

—  ШТУКАТУРНЫЕ РАБОТЫ ОБЫЧНЫМИ РАСТВОРАМИ ВЫПОЛНЯЮТСЯ ТОЛЬКО ПРИ ПОЛОЖИТЕЛЬНОЙ ТЕМ ПЕРА ТУРЕ. 

ПРИ ОТРИЦАТЕЛЬНОЙ ТЕМ ПЕРАТУРЕ Ш ТУКАТУРКА ВЫПОЛНЯЕТСЯ РАСТВОРАМИ С ДОБАВКАМИ, ПОНИЖАЮЩИМИ ТЕМПЕРА

ТУ Р У  ЗАМЕРЗАНИЯ ВОДЫ И ТВЕРДЕЮЩИМИ НА МОРОЗЕ;

—  МАЛЯРНЫЕ РАБОТЫ ВЫПОЛНЯЮТСЯ В ОТАПЛИВАЕМЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ ИЛИ С ПРИМЕНЕНИЕМ МОРОЗОСТОЙКИХ ,

к р а с о к .Окра с ка  те х н о л о ги ч е с к о г о  о б о р у д о в а н и я , у с та н о в л ен н о го  н а  о т к р ы т о м  в о з д у х е  и л и  в  н е о та п л и в а 

е м ы х  ЗДАНИЯХ, ПРОИЗВОДИТСЯ 0 ТЕПЛОЕ ВРЕМЯ.

Д .  П Р О Д О Л Ж И Т Е Л Ь Н О С Т Ь  С Т Р О И Т Е Л Ь С Т В А .

Пр о д о л ж и тел ь н о с ть  с т р о и т е л ь с т в а  о п р е д е л и т с я  н а  основе о р га н и з а ц и о н н о - те х н о л о ги ч е с к о й  последо

в а те л ь н о с ти  СТРОИТЕЛЬСТВА СООРУЖЕНИИ О БЪЕКТА, ОТРАЖЕННОЙ НА ЛЕНТОЧНОМ ГРАФ ИКЕ, А ТА КЖ Е УСЛОВИЙ 

СТРОИТЕЛЬСТВА ВО 1 -О Й  КАИ МАТИЧЕСНОЙ ЗОНЕ ( К  = Ш ) И СОСТАВИТ 17 М ЕСЯЦЕВ.

— --------------------------- ------------------------------------- р идт
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Вариант с собственным инженерным Обеспечением
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Э к с п л и к а ц и я  з д а н и и ^ и с о о р у ж е н и й
к*

по ген- 
ПЛАНУ

Наимсновлнмс ЗДАНИЯ /COOPSWtll «Я/ ПРИМЕЧАНИЯ

1 Ремонтная мастерская.административно-бытовая часть. —

2 Ремонтная мастерская .производствен на я часть —

ъ Стоянка м а ш и н  / т с п а а я / . —

4 Н л в е с  сшоянка 4 9 9 - U - 4 9 . 8 4

5 Ск л а д  с в е т л ы х  н е ф т е п р о д у к т о в  е м к .  юо м 3 704-1 -175 .85

6 Gm o  ГПРО в л я  ЭСТПАКАДА 5 0 3 - 2  79

7 Т Р А Н С ф О Р М А Ш О Р Н А Я  п о д с  т л н ц и д

8 О ч и с т н ы е  с о о р у ж е н и я  /Для с т о ч н ы х  в о д  
о т  м о й к и  Автомобилей п р о и з в о д и т е л ь н о с т ь ю  1,5V- 302 -2,-416.86

9 О ч и с т н ы е  с о о р у ж е н и я  д о ж д е в ы х  в о д 9 0 2 - 2 , - 4 2 . 8 6

10 б а з а  е м к о с т ь ю  ьиот п р и г о т о в л е н и я  т в е р д ы х  ТГ  
ж и д к и х  п р о т и в о г о л о л е д н ы х  х и м и ч е с к и х  м а т е р и а л о в

11 Рсзсрвуар П Р О Т И В О П О Ж А Р Н О Г О  З А П А СА  ВОДЫ 2* 15 0M 3 9D1 -4 -56.83

м П Л О Щ А Д К А  д л я  И З ГО Ш О ВА ЕН Н Я  м е л к и х  Ж Б Й —

13 Скл а д  пескл ---- -
и ПЛОЦАДКА ДАЯ НАРУЖНЫХ РАВОт —

15 Площадка о т д ы х а —

16 С п о р т и в н л я  ПЛОЩАДКА —

17 О ш к р ы ш а я  с т о я н к л  м а ш и н —

18 КАНАЛИЗАДИОН НАЯ НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ Производительностью 20м̂ —
19 Аэрируемые пруды  производительностью гаом3/снт. —

70 С т л н д и я  Б и о л о г и ч е с к о й  о ч и с т к и  с т а ч н ы х  вод  
п р о н а й п л и т с л ь н а с т ь ю  200 м V c h t .

9 D Z -  2 -224

21 К о ш е л ь н л я 9 0 3 -  1-ггз .ВБ

22 Склад угля —

23 5ти э т д ж и ы и  жилои ДОМ НА 90 к в л р т и р 1 1 5 - 0 1 1 / ( . 2

ги Воле ИБО ЛЬНА я ПЛОЩАДКА —

25 Ошкрышая сшоянка легковых Авгаомовилеи —

26 П л о щ а д к а  д л я  о т д ы х л  в з р о с л ы х —

27 П л о щ а д к а  д л я  д е т е й —

2В П л о щ а д к а  д л я  т е н н и с л —

29 п л о щ а д к а  д л я  с у ш к и  б с а ь я —

50 п л о щ а д к а  д л я  ч и с п к и  КОВРОВ —

31 П л о щ а д к а  д л я  м у с о р о с б о р н и к а —

3Z Т е р р и т о р и я  А р т с к в А ж и н ы —

33, з с К О А О Д С Ц  Д А Я  З А С О Р А  В О Д Ы

ПЛОЩАДЬ ачдсшкл-'  ^0 гл 
п л о т н о с т ь  з лст ро йк н-  ЗЗ*/-

WCT

5 0 3  -  0 7  -  11. 8 8 - П 5 _____________И
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ЭКСПЛИКАЦИЯ Зд, & HUH и соору шени м*

С оображсния но организации строительств a

яг
ПОГВИ-
ПЛАЧУ НЛИМЕНОвАНИЕ ЗДАНИЯ / СООРУ ЖЕНИ я/

1 Производствен ним” корпус

г ЛдминистрАтивно-Бытовой корпус

3 СтоянкА машин /теплАЯ/

4 Нав ес  с т о я н к д

S Склад светлых нефтепродуктов ем к.ЮОм5
6 Смотровля эстАкАДА
7 Юрансформарториая подстднция
в Очистные сооружения для сточных ВОД от монкм Автомоек лей

В Очистные сооружения дождевых вод
<0 Раза емкостью 500 т приготовлен» я твердых и 

ИШАКИX ПРОтнВОГОЛОЛЕАНЫХ химических МЛтЕРИАЛОв
« Резервуар пРотивопомАьного запаса воды 2*150м5

а Площадка для изготовления мелких Ж8И

13 Склад  песка

14 Площадка для наружных рабогп

17 Открытля стоянкА машин

18 К анализационная насосная стлиция

19 Аэрируем ые пруды

20 Стлнция биологической очистки сточных вод .-

Z1 Кошельная

гг Ск л а д  угля

гъ 5-ши этлжный жилой дом на 90 кваршир

ЪА- 1 \ Элементы БЛАгоустРОиствд

ЭксПЛИКАЦНЯ ВРЕМЕННЫХ ЗДАНИИ U СООРУЖЕНИИ

прожекию р на опоре

подкрлновыи путь 

временная дороги,

—  CUKOBOU ШКАФ 

ПЛОЩАДКИ СКЛАДИРОВАНИЯ

— ПОЖАРНЫЙ ЦШ

k. Общие вопросы

Приступишь к  строительству сооружении'  объект а необходимо пос
ле Устройства виепаощадочных инженерных сооружений и п о д ъ езд а  
к строительной п л о щ а д ке .

Осуществлять строительство необходимо поэшапно, в дед перио 
д а : подготовительным и основной.

6 подготовительный период  необходимо произвести сдачу- приемку 
следующих видов рабош:

-СОЗДАНИЕ геодезическом опорной сети;
-уОПАНОВКА ВРЕМЕННОГО ЗАБОРА',
-УстлновкА временных инвентАРных здании Админнстрлтмвно- 

бышового  н а з н а ч е н и я ;
-ОББспЕчение строительств* пРотивопожАрнмм ннвЕнтАРЕМ; 
- обеспечение строительсшвл водой и электроэнергией;
“ ОРГАНИЗАЦИЯ ПОЛУЧЕНИЯ, ХРАНЕНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КЕРОСИНА, КИС

ЛОРОДА, АцвтиленА, пара и а нлто го  в о з д у х а *,
-устройство освещения строительной площддки;
-устройство вершнкааьном планировки;
—устройство построечного водоотвод л *,

— ПРОКЛАДКА внутри ПЛОЩАДОЧНЫХ ПОДЗЕМНЫХ КОММУНИКАЦИИ;
— устройство временных проездов)
— устройство временных складских помещении и площадок;
—ОБеспечивкется задел по запасу машериальных ресурсов для  

основного периода строительств*)
— производится строительство  постоянных здании и сооружении, 

намечаемых к  использованию в процессе с тр о ите льс тв*-
В основной период строительство сооружении рекомендуется произво

дишь в два этлпА. Первым этапом предчсмАтривАЕтс* строительство подзем
ной чАстм основных coopymemuf единым потоком с устройством вво
да инженерных коммуникации в них.

Вторым эшапом пре дусммпрмвае1пся строительство надземной 
члстм основных СООРУЖЕНИИ, НАЧМНАЕГПСЯ и заканчиваешся строитель
ство малых сооружении и проводится бллгоустроиство территории. 

По МЕРЕ ВОЗВЕДЕНИЯ КАЖДОГО СООРУЖЕНИЙ НЕОБХОДИМО ОбЩЕ-
стронтельмыЕ РАБоты, рабошы по ус тр о йс тву  внутненних систем
ВОДОПРОВОДА, КАНАЛИЗАЦИИ, Ш Е П ЛОСН А6 ЖЕНИ Я, ЭЛЕКШРОСНЛ61НЕНИ Я, МОН- 
(ПАЖУ ОБОРУДОВАНИЯ Ц ОШДЕАКЕ СОГЛАСОВЫВАЯ^ МЕЖДУ СОБОЙ.

Я по ген* Ham me нов айне Кол- во Примечания

© КонторА г
© Ди спет ЧЕРСКАЯ г
© Красный уголок 2

Душевая г
© Ры то вкА 4

ШУАлет г
Злкрытый склад 1

© Навес г
Место для курения г

1 СтРОЙГЕНПААН СОСтАВЛЕК НА ПЕРИОД М0НШАЖА 
НАДЗЕМНОЙ ЧАСти СООРУЖЕНИЙ.
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R  Оказания o мбтоддх осущЕствлЕння инапрымЕнтАлнного контроля
Инструментальный контроль осущ ествляется на основании требовании СНиП члсти Шпо всем ви
дам строительно- монтажных работ, при этом основные измерения осуществляются о т опорной сети,
ПЕРЕДАННОМ ЗАКАЗЧИКОМ ГЕНПОДРЯДЧИКУ И ДАЛЕЕ СУБПОДРЯДНЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ, СТЕПЕНЬ СГУЩЕНИЯ ОПОРНОЙ
СЕши ЗАвисит от требуемом точности измерений в процессе строительствА, Все геодезические работы 
осуществляются на основании требований СНиП 3.07.03 *В4. р Геодезические рабою н в строительстве.rt
ОБЪЕМ ГЕОДЕЗИЧЕСКИХ РАБОТ.КОТОРЫМ НЕОВХОДИМО ОТРАЖАТЬ в АКШАХ НА СКРЫТЫЕ РАБОТЫ, СЛЕДУЮЩИЙ:

—' устройство опорном геодезическом сети строительной площадки;
*  УСТАНОВКА ГЕОДЕЗИЧЕСКИХ ЗНАКОВ ПО ВЫНОСКЕ в НАШУРУ ПРОЕКТНОГО положения всех подзем

ных и надземных, коммуникации и осей всех строящихся сооружений и их элементов;
' — освидетЕльстзо^Ание разбивки земляных р а бо т;

— соответствие проекшу размеров и положения трАНшей;
— проверка планового н высотного положения опорных Бетонных и железобетонных конструкций

В. Мероприятия по охране шруда и помарной еезопдсностц ведения рлрош

При прОнзводствЕ строшпЕльно-монтлжных рабогп следует строго соелюдлтыпреРОвАния СНиП 
ИМ* 30 и Щехника безопасности в строительстве * а гпакюе и Правила устройства и безопасной экс- 
плуашации грузоподъемных кранов* ут8Ер|нденных Госгортехнадзором и ведомствен и wx инструк
ций ПО 1ЛЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ.

СлнигпАРнО'БытовОЕ обслуживание работников строительства  организуется в с о о тве тс т
вии с „Инструкцией по проектированию Бытовых зданий и помещений строительно-монтджнмх 
организаций * СН 276-74.

Производство рабой необходимо осуществлять в строгом соответствии с организационно-/пех- 
ноюгнческими мероприятиями, разработанными в состлве про екта  производства работ, учмтывд- 
ющеи реальные условия с тро и тел ьс тва  . Особое внимание следует уделить учаопкам ра бо т, 
Расположенным в зоне действующих коммуникаций и в зоне работы  грузоподъемных механизмов.
В течение всего периода строительств а обратишь особое внимание на соблюдение меро
приятий по пожарной БЕЗОпАсности. Необходимо строго соблюдать„ Правила пожарной резопас- 
ности при проиэводствЕ строительно- моишажных ра бо т* утвержденными ГУП0 МВД СССР .
4 НОЯБРЯ 1977 ГОДА И СОГЛАСОВАННЫЕ ГОССТРОЕМ СССР 24 ФЕВРАЛЯ 1977 года jH-711.

Г. Производство работ в зиалних условиях
Ведение РАБОт в зимних условиях следует производить в соответствии с требованиями СНиП 

члети Ш-
До НАСТУПЛЕНИЯ ПЕРИОДА ОтРМЦАШЕЛЬНЫХ ТЕМПЕРАТУР наруж ного  ВОЗДУХА ДОЛЖНЫ Бы ть ВЫПОЛНЕНЫ 

СЛЕДУЮЩИЕ ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ :
—Организован водоотвод и осушена строительная Площадка;
—Ьавезено на стройплощадку необходимое количество утеплительных материалов/опилок, торфа,

ШЛАКА, ВОЙЛОКА, МАТОВ СОЛОМЕННЫХ И КАМЫ1ЦИТОВЫХ U ОРГАНИЗОВАНО ИХ ХРАНЕНИЕ’,
“ ПодготоЗКА ПЛОЩАДКИ для производства земляных работ в зимнее ВРЕМЯ С ЗАСЫПКОЙ не

обходимых УЧАСткОВ УТЕПЛЯЮЩИМИ МАТЕРИАЛАМИ;
“ Подготовлены средсшва трлнспортА для перевозки «тонной смеси и растворов в зимних 

условиях-,
—Подготовлены механизмы и приспособления для разработки мерзлого грунша.

При производстве рабош должны соблюдаться следующие условия:
— бетонную смесь укладывагпь в конструкцию только НА очищенное основание;
— устройство монолитных Бетонных и железобетонных конструкций проводить метподом шермоса; 
—стыки СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИИ ЗАДЕЛЫВАШЬ РДС(ПВОРОМ ИЛИ БЕТОНОМ С ОБЯЗА

ТЕЛЬНЫМ элЕктропрогревом или обогревая горячим воздухом до приобретения 100/6-ой п р о е к т
ной прочности-,

—Рлсшв^ры и бетоны  применять с химическими ДОБАВКАМИ;
—для приготовления Бетонной смеси следчЕт использовать сухие не требую щ и е промывки пе

сок и щ ебень;
— СВАРКА ДЕТААЕЙ МЕШАЛАОКОНСтрУКЦИМ ИЗ МАЛОУГЛЕРОДИСТЫХ СТАЛЕЙ С т-3  ПРИ ШЕМПЕРАтУ- 

РЕ НАРУЖНОГО ВОЗДУХА МИНУС 30°С И СВАРКА КОНСТРУКЦИЙ ИЗ СРЕДНЕУГАЕЮДИСПЫХ СТАЛЕЙ
марки Cm5 и 18Г2С и низкоуглеродистых при температуре минус 20°С за п р ещ а етс я ; 

-“ Кирпичную кладку в зимнее время выполнять преимущественно мешодом замораживания,
ДЛЯ ЧЕГО РЕКОМЕНДУЕТСЯ ПРИМЕНЯТЬ РАСШВОР, ИМЕЮЩИЙ ПОЛОЖИТЕЛЬНУЮ тЕМПЕРАШУРУ,

~  | №

марка должна выть на одну ступень выше _  предусмотренной проектом  для летней  кладки с соблюде
нием мероприятий в соответствии со СНиП Ш- В.4-72.

— Рулонные кровли устраивать при тем пературе наружного воздуха не нише минус 20вС;
— КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОП1Ы С ПРИМЕНЕНИЕМ РУЛОННЫХ МАТЕРИАЛОВ ДОЛЖНЫ ПРОИЗВОДИТЬСЯ С СОБЛЮДЕНИЕМ

специальных требо вании  ̂ вызБлнных зимними условиями на производство ра бо т, ^еменшная КЛАД
КА ПОД РУЛОННЫЕ КРОВЛИ ВЫПОЛНЯЕТСЯ ПРИ ГПЕМПЕРАТУРЕ НЕ НИЖЕ МИНУС 5°С;

— ш ту к а ту р н ы е  РАБоты обычными растворами выполняются только при положительной темпЕРлтурЕ.
При отрицательной  тем пера туре  шшукашурка выполняется растворами с добавками, понижающими

ТЕМПЕРА туру ЗАМЕРЗАНИЯ ВОДЫ И ТВЕРДЕЮЩИМИ НА МОРОЗЕ;
—  малярные ра бо ты  выполняются В ОТАПЛИВАЕМЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ или с применением морозостойких 

красок. Окраска технологического оборудования, УстлновлЕиного на открытом воздухе или в неотаплива
емых ЗДАНИЯХ, производится В ТЕПЛОЕ ВРЕМЯ.

Л . Пр о д о м ц й ш е м ж о о щ ? с тр о ш п БД ю твд

Продолжительность строительств а о пред ели тс я  на основе организационно -технологической последо-^
. влтельности строительствА сооружении о б ъ ек та , отраженной на ленточном гра ф и ке , А та к ж е  условии 
строитель стел во климатической эоне(К  = *,05) и составит 17 месяцев.

jW

Ул

Наименование

сооруж ений

Производственный корпус

АдминистрАтивно- бытовом ' 
корпус

Сшоянка машин (теп а а я) 

ГПрансформаторная подсшанция 

Сооружения канализации 

Ко тел ь н а я

Ьт этажный жилой дом 

Инженерные с ети  ( внутренние) 

Прочие сооружения 

Ра агоу с тр о й с тво  территории

П р о д о л ж и  ш е л ь н о с  т ь  ст ром т е л ь с т в А  , мес.

1 г  3 4 5 6 7 8 9 10 Н М (4 15 16

п/п Наименование Ед.мзм.
Нормативный
ПОКАЗАТЕЛЬ

Потребность по годам 
строительствА

1 Объем строительно -
монтАжных работ млн. руб.

г Электроэнергия КВА 360

3 Вода */СЕК 0,5&

4 Пар КГ/ЧАС т
Ь Компрессоры ШТ. 6Д
6 К ислород м3 14,1

Лист
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