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ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 
9 0 3  -  9  -  2 0  с м . 8 8

БАК-АККУМУЛЯТОР СТАЛЬНОЙ ДЛЯ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ ЕМКОСТЬЮ 2 ТЫС. КУБ. М ДЛЯ СООРУЖЕНИЯ 
В РАЙОНАХ КРАЙНЕГО СЕВЕРА С ТЕМПЕРАТУРОЙ НАРУЖНОГО ВОЗДУХА НИЖЕ МИНУС 40° С

АЛЬБОМ 8
ПЕРЕЧЕНЬ АЛЬБОМОВ

А Л Ь Б О М \ пз П О Я С Н И Т Е Л Ь Н А Я  З А П И С К А
Т Х  1 Т Е Х Н О Л О Г И Ч Е С К А Я  ЧАСТЬ
Т Х 2 П Р О Т И В О К О Р Р О З И О Н Н А Я  З А Щ И Т А

А Л Ь Б О М 2 К М Ч К О Н С Т Р У К Ц И И  М ЕТА Л Л И Ч ЕС К И Е
К М 2 С ТА Л Ь Н А Я  К О Н С Т Р У К Ц И Я  З А Щ И ТЫ  Б А К А

АЛ Ь Б О М 3 К М БАК П Е Р Е Л И В А  ЕМ КОС ТЬЮ  3 0 Q  К У Б . М
А Л Ь Б О М 4 К Ж О С Н О В А Н И Я  И Ф У Н Д А М Е Н Т Ы
А Л Ь Б О М 5 Т И Т Е П Л О В А Я  И З О Л Я Ц И Я .п р о и з в о д с т в а  Т Е П Л О И З О Л Я Ц И О Н Н Ы Х  Р А Б О Т
А Л Ь Б О М 0 П М О С Н О В Н Ы Е П О Л О Ж Е Н И Я  П О  П Р О И З В О Д С Т В У  М О Н Т А Ж Н Ы Х  Р А Б О Т
А Л Ь Б О М V М П М О Н Т А Ж Н Ы Е  П Р И С П О С О Б Л Е Н И Я

7 ,2 М П ТО Ж Е
А Л Ь Б О М 2 км з М Е Т А Л Л О К О Н С Т Р У К Ц И И  ПРОТИВО КОРРОЗИ О НН О Й  З А Щ И Т Ы

К М 4 ОПОРЫ  П Е Р Е Л И В Н Ы Х  ТРУБ ОП РО В О Д ОВ
К М 5 КО Н ТУРЫ  З А З ЕМ Л ЕН И Я  БАКОВ

А Л Ь Б О М В СО С П Е Ц И Ф И К А Ц И И  О Б О Р УД О В А Н И Я
А Л Ь Б О М т вм В ЕД О М О С ТИ  П О Т Р ЕБ Н О С Т И  В М А Т Е Р И А Л А Х
А Л Ь Б О М и с С М ЕТ Ы

ПРИМЕНЕННАЯ ТИПОВАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
Т И П О В О Й  П Р О ЕК Т  7 0 4 - 1 - 1 6 2 . 2 3  Р Е З Е Р В У А Р  С ТА Л Ь Н О Й  Г О Р И З О Н Т А Л Ь Н Ы Й  Ц И Л И Н Д Р И Ч Е С К И Й  Д Л Я  Х Р А Н Е Н И Я

Н Е Ф Т Е П Р О Д У К Т О В  ЕМ К О С ТЬ Ю  5 0  К Н Б . М  (Р А С П Р О С ТР А Н Я ЕТ  К А З А Х С К И Й  Ф И Л И А Л  Ц И Т П )

ТИП ОВ ОЙ  П РОЕКТ 9 0 3 - 3  4 2  с п .8 6 , П Е Р Е Д В И Ж Н А Я  С Т Р Е М Я Н К А  
А Л Ь Б О М  JV  (Р А С П Р О С Т Р А Н Я Е Т  Ц И Т П  г. М О СКВ А]

Р А З Р А Б О Т А Н  В Н И П И З Н Е Р Г О П Р р
Д И Р Е К Т О Р  И Н С Т И Т У Т А  В . С  В А Р В А Р С К И Й
Г Л А В Н Ы Й  И Н Ж Е Н Е Р  П Р О Е К Т А  А  г  щ .  з д р х И Н

УТВЕРЖДЕН
Н А  С Т А Д И И  П Р О Е К Т  М И Н Э Н Е Р Г О  С С С Р  
П Р О Т О К О Л  О Т  2 0 . 0 1 .  S 7  J T  3

В В Е Д Е Н  В  Д Е Й С Т В И Е
Н А  С Т А Д И И  Р А Б О Ч А Я  Д О К У М Е Н Т А Ц И Я  
М И Н Э Н Е Р Г О  С С С Р  П Р О Т О К О Л  О Т  Z S . 1 1 . 8 2
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бедопость рабочих чертежей основного комплекта
Лист Наименование Примечание
-1<Нз 
лист i Сооружения противокоррозионной защиты.

Общие данные~JMT~
ЛистВ Техническая спецификация металла."КМУ
pucmj Техническая спецификация металла для

специализированных заводов.
кмз.

листч Ведомость металлоконструкций по видам
профилей.

кмз 
Лист 5 Схема расположения элементов площадки

обслуживания и  опор резервуара герпетизи-
рующей жидкости.
Опора трубопроводов

~КИз~ 
Лист В Узел / (опора резервуара неподвижная)

кмз„ 
лист7 Узел 2 ( опора резервуара- каглковая)

кмзяЛист о Узлы 5,4,5.
кмзп 

лист 9 Узлы 6 НО.

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов
Обозначение Наименование Примечание

Ссылочные документы
Ш  0.3 -3 . ёып. 0 J Стальные лестницы, переходные

площадки и  ограждения

Рабочие чертежи, соответствуют deucm вуЮщим 
НОрНам и Пробитом и обесп.е>чиёсхнс>*71 безо* 

_  яасиую Эксплуатацию сооружений яри со* 
&/7/о йен ой лр едусм от рер н б /л  проект ом  не* 
ро/грия/тп/й,

_ Глогвнь/и инженер ярое/с/псг^Ьнч^, ГК/, З&рхин

Общие указания
{ Чертами марки КМ разработаны на основании техно* 

логического бодания и соответствуют чертежам парок 
ТХ и кж

2L Металлоконструкции площадки обслуживания и 
опор резервуара герметизирующей жидкости9 а также 
опор (стоек) трубопроводов загрузки и Выгрузки гер
метизирующей жидкости запроектированы на техноло
гические условия, приведенные 6 чертеже задания 
Nt 2i7. 7 7 7 -  ОН. ООО. 001 >

3. Природно-климатические условия*.
3.1 Ветер-до V района Включительно,
3.2z снег -до V района включительно,
S3 расчетная зимняя температура наружного Вдздуха 

ниже минус 4 0 °С3
ЗЛ сейсмичность по /2- и балльной системе -  до 3  

бамлоВ Включительно.
k За отметку 0.000 принята планировочная от* 

м ет ка (В ер х  отсылки )<,
6. Сварку производить электродами 350£-размеры ка

тетов швов, кроме оговоренных, принимать по на
именьшей толщине свариваемых элементов

в. Поверхности металлических конструкций покрыть 
эмалью ЛФ-/33 по ГОСТ £26-62 в  3  слоя по слою грун
товки Гф-Ог/ по ГОСТ 26/23-82.

7. изготовление и монтаж конструкций производить 
в соответствии сю СНиП §-18-76 я Правила производства 
и приемки работ. Металлические конструкции.Й

а. Опоры (стойки) трубопроводов и стойки площадки 
обслуживания резервуара запроектированы из труб, 
используемых в чертежах марки ТХ.
5  связи с этим для заказа металла данные па ним 
включены в  6М комплекта чертежей марки ТХ (и з  
условия наличия одной опоры трубопроводов).
При привязке проекта к  конкретным условиям эти 
данные необходимо скорректировать о соответствии 
с количеством опор трубопроводов,1

9. Принятые профили и марки стали соответству
ют „ Сокращенному сортаменту металлопроката для 
применения 6 строительных стальных конструкциях, 
утвержденному постановлением Госстроя СССР" N*28 
от 20. U .86 г. и tf Сокращенному отраслевому сорта

менту металлопроката для применения в отрои- 
тельных стальных Конструкциях Минэнерго СССР," 
утвержденному Госстроем СССР 06.06, {988г/за исклю
чением отдельных орскрилей, оговоренных в примечаний к 
технической спецификации металла)

____________________ ___________________________________| 2

Указания по прибязке
При привязке проекта в  технической спецификации 
шали и в Ведомости металлоконструкций по видам 
профилей следует внести корректировку по указа
ниям перечисленных чертежей в  части учета коли* 
чества опор трубопроводов (О Т) конкретного проекта 
(при шаге их не более 6,0 /т).

Привязан

д о з - а - 2 0 с м . В 8  к м з

бак-аккумулятор стальной 
емкостью 2 лп/сли&м. Хм сооружения f  районах.

ййЗП У/ДЯЯИ ги№и$Л
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1. В части опор трубоппоВодоВ £ таблицу Включены данные 

ни одна о пору CtiS-0.081 т. ti5 -0 .W m ); б  зобисимости от коли
чества опор 6  конкретном проехте требуете* соотбетст-  

Вующан корректиробка таблицы.
2. В данную таблицу не Включены трубчатые профили,

Указания об  их заказе см. но чертеже общих данных (п .8 )
3 Техническую спецификацию металла для специализирован

ных забодоВ (н а  стремянку а ограждения) см. на листе 3.
4. flpu невозможности постабки и/Веллера У / '2 из стали 09f5C-f5 

его необходимо замените либо ни с  Толидо на С/6 из згой же 
стали /а забисимосто от используемого сокращенного сор
тамента - общесоюзного ш и отраслевого Минэнерго СССР) 
с соотбетстбующеб корректиробкои спецификации, Ве
домости и  сметы. /Три этом отметку Верха площадки 

сохранить,
5. /Три невозможности постаВки просечно-Вытяжного настила 

из стали Scm JcnS его необходимо заменить на настил 
типа »  Ботаиск *  из этой же стали с соотВетстВующеи 

хорректироВкои спецификации, Ведомости и сметы.

Глмнжлр Зархин « .

Hav.omd CochovcC ■ ^
Гл. комете. Козодой
Бейинж. А я каш
Cm. инк (Чнткина JXmcu _
См.инж ПетроСа ZZeJZ-H
Н.хСнтр fi/H/nu/raoo

дриВязон

онС.Н*

Э 0 3 -9 -2 П С М .8 8  КМЗ
БРк-оккум1/лятор стальной 
ем кастам? 2 .  тис. /ryj. м ду>? 
сооружения б районах Крайне- 

го Се Сел а

СюаОия

Техническая спецификация 
металла

2Ъчяг -о*?

Лист ЛистоО

ШПИЭНЕРГОПРОМ
Формат Л 2
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Масса метами no 
элементам конструкции, т

1

1 -
1

Масса потребности 
6 металле по квар
талам (заполняется 

изготовителем), г

%

1

£

I f  |

. § н^  с:

i t
an.

i | t | I IЭ сэ
1

1

кои элемента конструкции Т и ш ш
1 г 3 4 5 6 7 S 9

Сталь 
угловая 

рвонополочная 
ГОСТ8509-86

ВОпЗспБ
ПХТ535-ТЗ

L25*3 / 2/20 0.013 о т

Цтого 2 т е ааз 0,0/3
бсего профиля 3 Q0I3 0.013

холфюгнитая
швеллеры

неравнаюлочные
Ш Т828/-80

в0п5сп5
т м -ъ

L50*/г*гз 4 7 kooe 0055 0.055

Стою 5 m s 0.055 0.055
бсего профиля 6 m s 0.055

Столь
холодногнитая

игловая
5СтЗсп5
тачАШ

L80*5 7 ново ото

итого В m s о т 0,060
бсего профиля 9 ото 0,060

Kopuigo  ̂ytOJJKD -

м  Т У Н -г-Ж -78

бОпдсов 10 ооСе о.оСб
0075523"®
итога 11 /ЧЧ6 а.<Ав О.ОСб

бсего профиля 12 ЩАб 0.0U6
Столь 

прокатная 
полосовая 
ГОСТ № -76

ЬОпЗсяГ
0X7535-73

-4o«& «1 /ЗН 0.029 0,029

итого Ы (ЧЧ6 от 0.029
бсего профиля \t5 0.073 Q029

Столь 
листовая 

горячекатаная  ̂
{ Ш  №09-7*1*

60пЗсл5
готш-тз

te  | <$ I 7115 аоо/ QOOf

Umoea fl\<446 0,001 m i
Всего профиля \ 181 0001 0.001

Сталь 
круглая 

ГОСТ2590-71*

ВОпЗспЗ
WCT535-TB

°Ф18 19 1111 США ОрА

Итога 20 1Ш США 0.0А
Всею профиля 21 аоА о.оА
бсеюетсцтпалла 22 0.015 ОАЗ о м
б топ числе т паркам дСтЗсяВ 23 <446 о т аАз 0,218

Привязан:

(jK8.tr

23,992-09 5
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Ведом ост ь эм п е н т о б

Сечение Расчетные усилия

| |

Марка
металла ПримечаниеМарка

Эскиз поз. состав ~7Т~ a n
кИ. м к И кН

ОРИ сн узел /

I
£f0CN*

1

Сн. примечи if 
НаигиапеЛ

?млримеч,л-5 
не листе 2

ОРК см озел 2
3/ С Г/2

Об
сп. разрез 2 -2  на 
данного чертеже

1 1
cx-fei
огс-мНj ~п  Jffi.

Г
/Л50.3-3 бып.0,1

W 5
а

i
Ш

т
on ао. уз ел 3 I 09РЛСЧ5 

Ш2СЧЧОТ сп  узлы 9 JO

1
6.280

При осуществлении приварки металлоконструкций к  резервуару 
по узлам  /,2 ,3  и в  обратить внимание на  соблюдение размера 
кат ет а ш ва во избежание возможного прожога стенки
резервуара.

Привязан

ш а г

Э-20см. 88 КМЗ

2399 2-09 7 ФОРМАТ А а



н

Ось резербцара герметизирующей

Ось опоры рвзврОиора

Оитж
Наямж

Слмехн
Техник 
Н~конто

Зархин*
кот л яр

ИВаноВа
Врас оба

ФинтикпмШ-*/-/-

т 1

Привязан

Ш /Г

Э03-а-20см. В8 кмз
рак- аккум улят ор стальнь 
ем кост ью  2. т ыс.куб.м , 
оля сосршкено? в  рай окаjc 

Крайнего сев ер а .

Стадия диет

1 Ш 1  в 
(Опора р£>зербцап1 
к неподбиШ ад)

а

Листов

в н ш з н Е Р г о п р а м

2 2992-0<9  в ФОРМАТ А г
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(Опора резерВуара катьоВая)
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Лист Истменов амие Рринечани*
\ ТГл/Ц 
* лист! Опорь/ т рубопровода б а  Воср>ийно zo п е -

/оелиВа. О бщ ие дсумме/е.
~ИЩ~ } лист 2 Тож е. Техническая спецификация металла*

\ JSS& То ж  в. Ведомость металлоконструкций по Видом
профилей.км члистч То же. Схема расположения а  геомет/оо*
ческие размерь/.~К7ПГ

листО То же. {/злы.

\4i
Ведомост ь р а б о ч и х  черт еж ей основного ком плект а

Р а б о ч и е  ч е р т е ж и  с о о /л В е т с /л б у ю т  д е й с т д у /о щ а н  

н ор м а м  и  л р а б и л а м  и  о д / с  л  ечс/£с/но/7? д е з о /ш с *  

Н у /о  ж с л л у а т а у и /о  c o o p  у ж е н с / й  п р и  с о -  

б л / о д е н и и  п р е д у с н о т р е н н ь /х  п р о е к т о м  м е р о -

Г̂лаЗныО инженер ероектоУгб̂  ̂ ^лГН?. Заросон

Общие указания

/. Чертежи марки Л/У разработаны на основании ле- 
хнолосическово задания и соотВетстВу/от черте/саа н&~ 
рок TX С//СЖ.

2 . М е т а л л о к о н с т р у к ц и и  о п о р  т р у б о п р о в о д о в  а  В с /р и й - 

К о г о  п е р е л и в а  з а п р о е к т и р о б а н ь /  н о /  т е х н о л о г и ч е с к и е  

(/С Л о В и я , п р и В е д е н н ь / е  б  ч е р т е ж е  з а д а н и я  //* 2 3 7 . Т М - О Н .000.001

3. Природно-климатические услобияг
3.1. Ре/пер -  do F  района бкл/о чи/т/ельно,
3.2. снег — do Ррайоне/ бклюуител&но,
3.3. рас четна// зимняя температура наружного доз духа 

ниже минус 47д°С,
З.Ч сейсмичность по /2-и балльной системе -  do 9 бал- 

по В Вклю ч а т  ельно.
Ц, За отметку О. ООО принята плат/робочная отпет —

/с а  {В е р х  о т с ы п к и J .

5. Сборку производить электродами Э S04;  размерь/ко- 
/яе/по S u/SoBj креме огоВореннь/х, принимать /го наимень
шей л?ощине сбаридаемь/х элементов.

6. Поверхности металлических Конструкции покрыть 
эмо/ль/о //ф -/33 по ГОСТ926S2 В Зслоя по сло/о грунтоВ- 
ки ГФ-021 по ГОСТ25/29-Si.

7. ЦзготоВление и монтах конструкций производить
В соотВетса/Suu со C/fuff ш-18-75„Пробила производства и  
приемки padom. Металлические Конструкции.*

В. Принятые пробили и марки стали соответству
ют „ Сокращенному сортаменту ме/пиллопро&ута 
для применения 6  строительных: стальнь/х конструк
ц и я х  "утвержденному постановлением Росстроя СССР 
у 2 8  от 20.//.Вбг. и „Сокращенному отраслевому сор
т амент у металлопрокате/ для применения В стро
ит ельных ст альных Конструкциях Минэнерго СССР? 
утвержденному Госстроем СССР OS.OS./уш Гза исклю
чением шбеллераГ; огоборенною В примечании к  техно» 
ческой спецификации металла/}.

Указания п о  п р и в я зк е

(Три лриВнзке проекта/ В технической спецс/фикацис/ 
стали и В Ведомости металлоконструкций по бидам 
профилей следует Внести корректировку по указа
ниям перечисленнь/х чертежей В  части учета 
Количества опор трубопроводов ?07Г7’2 ) конкретно
го  проекта {при шаге их не более б. Ом).

ПриВязан-.

9Q3 3~2Dcm.SS КМА
Scrx-a'/cK(/ATi/j7S7/vo/> сю&ллндО СтодиАЛосте*г/со&г>б*о 2 /пь/с.хчЛн- ’Кохсух

0/20/>6/ /77jOt/S0/bDO6ot?oC <y£arp isOs/o zo /ie/>ejw6ct.
Общие данные внипиэнергппии

2 3 9 9 2 - 0 9  / 2 . О р о р м и т  Р Я
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Пасси м ет алла/ п о  элем ен т  о//-г 
к онст рук ции  „ 7

К

I
1

--------------------------------------------------------------------------------------------- 1----------------------------------------------

i f
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s
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Опора/

О Т ГН

оп ор е

О ТП -2

М асс и  п от р ебн ост и  £  м ет а лл е по 

рварт алим  {заполняет ся изготовителем)f 

Т

З аполняет ся

£ Ц

Ко,в элемент)7d  Гонстр'укцаО 1 и Ж I V

Ш веллеры  

ГОСТ #2У0 -72 *
(см. примеv. n .2 j

0 9 /2 0 -/5  

ГОСТ /5287-73

С /2 / 2С/5 О. 083 0,085 0./7О

О т  о го 2 2317 0,085 0.085 0,170
Всего проф иля 3 8.085 0.С85 О, /70

Ст иль у гл о в а я  

р а вн о /i ол о  иная  

ГОСТ OSOS-а б

09г г  с  - / у  

ГОСТ Т 9 8 8 /- 73

l 83*5 У 2120 0,935 0,252 О. €87
е. 90*Т 5 2120 0,308 0,203 0,511

8 т о го В 2317 0.7V3 0,955 1,198
Все г о  /г л  о &  и л  л 7 О. 7 93 0.955 1.198

С т и л ь  л и ст овс/я  

го р л  и ек и т  с/нар  

ГОСТ /9503 -7*7*

o o r o c -/ s

ГОСТ T 9 /8 г -  73

t £ 3 7115 8, 110 0,100 0,210
t  te 3 7//jT 0. 020 О. 020 0.090

О т ого 10 2319 8,130 О,/20 0,250
В с е го  п р оф и л я 11 8,730 8 ./20 0,250

— ------------------------------------—

Всего масса/ мр/пс/лла 12 8,958 0,560 1.618
Втом иисле по ст иля/* 09Г2С-/5 13 9,998 0,560 /618
/Касса /гост иfa ts  
э л е м е н т  о 6 /го /свар  -  

т а л с//*} г  /з а п о л 
н я ет  С ЯГ 3U/ZU3 /илом ).

I

Е

Ш
IV

1. В  завосимости от  к оличест в# оп ор  0ТЛ~Т £  конкретном  

nfioeAsne m p e бует сэг coom fem cm Sy/etycrj? коррер/пироб/ссС  

J7)q/o s7u </6/, /  кот ору/о £  к л  н> иене/ о  с?#o '  тсукия оборот.

2. При н е £ о з м о > с н о с т и  Tiocm u £ ги  и /бел л ер а  // /2  и з  ст ол е / 

O S ft?C ~ /5  £ 2 0  н еобй соби м  о зам енит ь либЪ н и  и /5 /л л ер  / / /V j 

л и бо  н и  шЗеллер К /6  с/з эт ой ж е  ст оле/ £ £  j u £ucum c?c/??u  от  

используем ого сок рс/и /енно го  сор/яам ент о/ — сба /есо /о /н о го  или  

отраслевого М и н эн ер го  С С С Р ) с соотбетст бутике и /сорре/ст ироб- 

£ оО  спеуарэи /сс/цс/и^  S e c to r  с err? is is см ет ь/, /feu  j/o o /r  

У р о С е /se  / е р э с с /  с/и б е л л е р с/ со зе р сун и т ь.

При8ЯЗОН!

инб.Н*

а о з - д - 2 0 с м . 8 8  к м  у

Гл.унжт
Пау.Отд
'Л. А О нет}

SapxvH - Ъ ^ Я .
fCOCArcrve/жOr. AOftсп), > /го л? об

С/т) i/p/ус 
С/7). ииж

Mi/u/xc///U )(U Jl
tW?fif)MA'06ct Ши i f

tf/wmp, (рштокоЗЪ ■Z-.г = Л

Зо/Г- 0/r/< l/Ml//?9/T)Op С/ТУУ/ЗбНОО 
емкость/о s  /тыс. куб  м. 

Cdst еоорижемия S р а и а ^ о х  
А'рйбн/его СеВСрот

Лас/п Лис/73оё

Р 2
Опоры mpuOonpo&cdoT 
обеграймого лерелс/бст. 

Техническая слецг/рикоцуэ 
м ет алла-

В Н И П И З Н Е Р Г  О П Р О М

Z3992-04 13 tpofiATom A?
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4

i i
j r * !!? чз О

Н*

пм

1

3 |

1

Масса конст рукций С К)

I

1

Серия
типовых

конструкций
1 * 1
8 1 *
ц ь

по видам профилей «S,
§§*5$

$ $is ъ
ч> $

'Л
1 1
1 *

I I
!

% § 
I I

I I
■ ^ s

§ 1 1 *

И й

! §
I I

| §
л и
1 %
i ! ! 1”

r f i

!

%
4

8
Ь

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 18 /7 18 19 во
Опора О ТП Ч 1 0.090 0.770 0.130 0.990 1000

Опора ОТП-2 2 0.090 0.470 о.т 0.680 0.690

0.'того с  учетом 3% на 
уточнение массы в  
чертежах ЛМ Д

3 о м ш о ОМ 1.670 то

L/того с  учет ом  
Отходов 3.7% 4 0.190 т о о т 1740

Приведенная к  обычным 
профилям масса металла 
с учетом 5% на уточне
ние массы в  чертежах 
КМЛ * 3.7/а на огходы

5 0.190 $90 a m т о

Разность приведенной 
и натуральной м ассы
Росса  
металла 
по преде- 
лам те -  
ку чести 

МПа 
(кгс/ммг)

225 С23)
195 (30)
325-390 (33-АО) 6 1740
ИО-т  (45-50)
590 (50)

Приведенная х  стане/ уг
леродистой обыкновенного 
качества но /27С75В0-7/*млссс 
металла с  учетом 3% на 
уточнение массы в черте
жах ЛМД и 3.7% на  
отходы

7 ПВО

Всего приведенная 
м асса ̂ металла с  
учетом 3%  н а  ут очне
ние м ассы  в  чертежах 
вМД ы  J .  7У ф н а  

от  х о д 6/

8 у в о

а

Пр и в я з а н

и н б .н -в

3D3-3-2Dcm.BS КМ̂
Ь.инж.пр.
Чач. отд.
0>, ко нетр
Гл.констр
Ведан ж.
£т. инж.
Cm. инж.
Н.контр,

Зоржин,
Коем&чев
козодой
котоВ
Лукаш
М иш кина
Петроёо
ФунтикоТо

ЧШ ?, 7
Ж

Ьох- ахмулгулятор стольной  
емлгостьмо 2 _ mt'C. худ. нг для
сооружено? 8 fioOi 
_____ го Сеёеро

ооонож крайне-

Ooojpu mjoygoopoBodoti аёорийно-
Ведомость метолпоконструх- 
ций по Видом профилей

2 3 9 9 2 -0 9 14

Стадия Лист Аистов

Р 3

Ь Н И П И Э Н Е Р Г О П Р О М

Ф ор м а т  Л  2







у/н
Кт

Я/ю
йл

. \1
од

шс
ь a

 dс
ект

а У
за

м.
ин

в.Н
*\

Ведом ост ь рабочих чертежей о  с  н о в о г о  ком п лект а

Лист Наименование Принеч.
КН Sлист Г Общие дсгиньте
км s  лист г Бак-аккумулятор стальной емкостью

Z ттть/с . куб. м. для сооружения б
районах крайнего севера
Контур заземлено/*

км К 
AUCT3 Резервуар герметизирующей

жидкости емкостью so куй. м
для сооружения б  районах
кр ай не го  се бера
Контур заземления

К М  S,лист 4 Бак аварийного перелива
емкостью 300 Куб. м . д л я
сооружения в  районах
крайнего севера
Контур заземления

Рабочие ч е р те ж и  с о о т в е т с т в у ю т  д е й с т 
вующим нормам и  лривилим и о Брепе чиваюлг? 
безопасную э к с п л у а та ц и ю  со о р уж е н и й  п р и  
соблю дении п р е д у  с м о т р
мероприятии.

иусмотреннь/Х проектом

Главнь/й инж енер п р о е р т р ^ ^ г ^ Г Р б . Зорхан

ведом ост ь ссы лочны х и  прилагаем ы х д о к у м е н т о в

О бо зна чен и е Н а и м е н о в а н и е П рим е ч.

С сы л о ч н ы е  д о к у м е н т ы
п у э-ss П У Э -8 S . Г л . 1 7 М осква,

Минэнерго С С С Р Тнергоатом
йавтехуправленчй шдат.Швг
по эксплуат ации
энергосист ем
PAS4.Z1.1ZZ-87 инст рукция по проект ированию  и Сюройшдалг.
Госстрой СССР уст р о й ст ву м о л н и еза и /и т ы

здании и  со о р у ж е н и й
П рилагаем ы е д о к у м ен т ы

K M S  в м Ведом ост ь п о т р е б н о ст и  б
903-9-го см. 98 м а т ер и а ла х н а  и з г о т о в л е н и е

кон ст р укц ий  з а з е м л е н и я

16

О б щ и е  у к а з а н и я

При эксплуатации баков аккумулят оров от крыт ых сист ем  
горячего водоснабжения использует ся герм ет изирую щ ая 
жидкость ЯГ-4 (герм ет ик). Герм ет ик, согласноТв2й~0£5№ 7б9 
относится к  дклассу огнеопасных ж идкост ей9 в св я з и  с  ч  ем  
емкости, содержащие зт и жидкости, должны выть заземлены. 
Контур заземления являет ся общим защитным устройством 
для снятия статического элект ричест ву блуж дающ их токов 
и молниезащ ит ы.
В качестве ест ест венны х зазем лит елей использую т сяж /б 

свау К  оголенным прутьям арматуры которых приваривается сталь
ная полоса 4ох4н н  общего конт ура зазем ления.
Приварка полосыконт уризаземления вьтолнлелгсяКарматуре 

Каждой сва у охваченной полосой контуру до установки оголовковсвод. 
Дополнительным конт уром являет ся полоса/ пролож енная  
непосредственно под днищем водоотводного лот ка. 
Еакакхумуляторприсоединяетея четырьмя стояками из сталь
ной полосы 40x4мм к  общему контуру при помои/и сварки.
По лючкамлерегибапопосы контуразаземлениярроложенного в  

траншее н а  глубинейбмувинчивают ся лрутья из арматурной ста
ли д: №мм и  длиною ЗОООммк которым приваривается поло с а  контура. 
Полосы стояковмогут быть пропущены вецели между рядом ул о  -  
Женных плит площ адки бака-аккумулят ора (см . у з е л  В ) .
Все соединения заземляющего конт ура выполняются между 

собой сваркой.

Длина сварного сива равняет ся длине двойной сс/иринь/ полосы. 
Для защиты от заноса высоких пот енциала в^одводимь/е к  

баку мет аллические трубопроводы присоединяют ся к  зазем  - 

яяющ ему конт уру бака н а  бяижайщей к  баку опоре. 
Яналогично вы полняет ся конт ур за зе м л ен и я  в и к а  для  

герм ет ика а  б а к а  л е р е л и в а .
Величина импульсного сопротивления вконтуре зазем

ления должна быть не более /б 0м .
Проект лит ания электродвигателя н а со са  перекачки гер 

м ет изирую щ ей ж идкост и ри зр а б а т ь/ва ет ся для к о н 
крет ных у сл о в и й  при п р и в я зк е  данного п р о е к т а .

Привязан:

инв.и*

9 0 3 -B -2 0 cm.SS КМ5
гмл Зархин - У. бах-акхиниал/пор опальной  

емкостью z  /ггб/c.kaa- н  
длр сбору лее ни л  К р а й о н а х  
крайнего се  З е р о .

Стадия Лиип Л и с т  о £
УохыЗ. veaesa ■Щь- Я / 4нконтр.
Жкоыйр.

ЧакароКо
ТСрсщенко /0.68т К о н ту р ы  з а з е м л е н и я  

Общие данны е, Б Н И П И В Н Е Р  Г О П Р О МЪ.техн. (слесночемг Ъщ-г —
копировал:/"орчокобо /2.Ъ'9<? 2-0*? / 7  срормат: /Т£
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У зел  В

г.бзо

Узел Б
Полосу контура заземления  
приёари/пб к арматуре сваи до 
установки ж /д  о го л  о д  к  о

г-г

С бая Ж /б.

Спецификация м а т е р и а л о в
Поз. О б о зн а чен и е Н а и м е н о £ о гн и  е КОЛ Оримеч.

/ ГОСШ М З-76 полоса ст альнаяНО хН мм м 180
Z гост  £970-71 Сталь Ф/яхзйОймм, м £4

Технические т ребования по £б /лояненин?  
зазем ления б а к а -а к к ум ул я т о р а  см о т р и т е  
н а  л и ст е  „ О би/ие д а н н ы е  "

Притязай'

Ш1У°-

TU7T
Hay.ord.
н. контр.

Зархи Нс
Цсаеба
Макарова

Ф.кони Тереи/снко 
ст.техн. шесниуа

a03-9-20cM.SS К М 5

бак-аккумилягггор стальной  
емкосмбХГ2/ггбгс.ку5. * 
для сооружения крас 
крайнего с с  берег.

СтадиЯ\Лист \pucroK

К о н т у р  - з а з е м л е н и я ВНИПИЭНЕРГОПРОМ

К о п и р о в а л: Г о р ч а к о в а  № 992-04 Чё с р о р м а т : Я Z
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У зе л  А

Узел В

z.eso

У зел  Б
П о л о су  к о н т у р а  з а з е м л е н и я  
п р и  б а р и т  ь к  а р м а т у р е  с  б а и  

до уст а л о  б к и  ж / б  о г о л о б к а

С ё а я  ж / б

С п е ц и у Ь и к а  с/а  я  м а л а  е р и  а л о ,
П оз. О б о зн а ч е н и е М а й м  е н о б а н и е Кол. брим еч.

/ ГОС/Г7 /0 3 - 76 полоса ст гальная  
*40 ж й н м  , м /20

2 Г О Ш  2970-7/ Столб ф/2х3000мм/ м /2

Техн ически е т р еб о ва н и я  оо  Т * е> /л о л н е н и го  
бал
О билие а а н н ь /е

за зем лен и я  
н а л а е т е  ..

а ка -акк,к у м у л я т о р а  см от рит е  
б а н н ы е  Г

9 0 3 - a - 2 D c M . s s  к м а

п р и в яза н•* п т Зархи н̂ . —\ бак аккумулятор елтальнои 
емкостью  Z лгы с куо./ч  
Зля coop инее мир б районах Крайнего с е К е р а .

Стадия Лист Листок
Нач.огй. l/caega —7-

р 3Н.Контр. ШШроёа
Ol.консг. lepeufSHW '£• У/, резе/оКучур герм етизируй)

ем костью  ко куб. *г> 
К о н ту р  за зе м ле н и я

В Н И П И Ж Р Г О П Р О Мст.техн. KmcHuwbp&J
инв.ы* — Копировал: Горя ока бег 2Ъ<9<? 2-W9 19 <рорна/гт:Я2.
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Узел В

Узел 6

Специф икация м ат ер и а л о £
Поз. О б о з н а ч е н и е / / а  и м е н  о б а  н  и е Кол. П р и м еч.

4 ГОС/Г7 403- 76 полос or с лас//7 6 н а л
НО х  Н нтм, м 430

Z ГОС/Г7 2 9 7 0 - 7 / Ст ал в ф  42/ 30 О Он м, м Z 4

Т е х н и ч е с к и е  /п р е З Р о Р & н и я  л о  Р л х о о л н е н и + о  
з а з е м л е н и я  б а к а -а к к у м у л я т о р а  см о т р и т е  
н а  л и с т е  „  О о и /и е  д а н н ы е  V

Привязан:

UhC.K?

run
Нау. отд.
Н Контр.
(л. ко нет.
С г. техн.

Зархин .

иссгеёа
Макарове
Тереи/енко
Колесниуенк Ж сср

Л*Чп
/С.&г

3D3-3-2DcM.aS К М 5

бак сгккум(//7ятар с/ггал&нои
еМ/ТОС/ГГбЛО £ ГГГй/С. К</&. НГ.6/7Я
Коорирсонил К  ра й о н а х'ройного с  о вор а .

йтобия

Коя.к района* Крайнего Севера.
Л?УР З&ЗОЛГООЛ/ОЯ. '

лист Листов

В Н И П И З Н ЕР ГО П Р О М

копировал: Горчакова  2 3 '7 9 '^ -  09 срорма/гт: Я  2 рщ,

Типовой проект 903-9-20см.88

https://files.stroyinf.ru/Index2/1/4293785/4293785533.htm

