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АВТОМАТИЗАЦИЯ, УПРАВЛЕНИЕ И СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ 
ПРИТОЧНЫХ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ КАМЕР 

С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯМИ НА НАПРЯЖЕНИЕ 660 В

УПРАВЛЕНИЕ И СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

АЛЬБОМ YI
ПРИТОННАЯ ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ КАМЕРА 
С ДВУМЯ /РАБОЧИМ И РЕЗЕРВНЫМ/ ВЕНТИЛЯТОРАМИ И 
ЭЛЕКТРОНАГРЕВАТЕЛЕМ КЛАПАНА НАРУЖНОГО ВОЗДУХА
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ТИПОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ

904-02-27.86

АВТОМАТИЗАЦИЯ, УПРАВЛЕНИЕ И СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ 
ПРИТОЧНЫХ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ КАМЕР 

С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯМИ НА НАПРЯЖЕНИЕ 660 В

УПРАВЛЕНИЕ И СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

АЛЬБОМ VI
ПРИТОЧНАЯ ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ КАМЕРА 
С ДВУМЯ /РАБОЧИМ И РЕЗЕРВНЫМ/ ВЕНТИЛЯТОРАМИ И 
ЭЛЕКТРОНАГРЕВАТЕЛЕМ КЛАПАНА НАРУЖНОГО ВОЗДУХА

РАЗРАБОТАНЫ
Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы М  П Р О Е К Т Н Ы М  И Н С Т И Т У Т О М

ЭЛЕКТРОПРОЕКТ
ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ИНСТИТУТА Б.Г. ПЕРЕКОПСКИЙ
ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА $ А  Х.К. МАНГУШЕВ

УТВЕРЖДЕНЫ
И ВВЕДЕНЫ В ДЕЙСТВИЕ 

МИНМОНТАЖСПЕЦСТРОЕМ СССР 
ПРОТОКОЛ от 1 5 .0 9 .1 9 8 6  г.
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Сх е м а  э л е к т р и ч е с к а я  принципиальная  обеспечивает

ВОЗМОЖНОСТЬ СОЧЕТАНИЯ 00 СЛЕДУЮЩИМИ СХЕМАМИ :

Со д е р ж а н и е  альбом а

Марка
чертежа

НАИМЕНОВАНИЕ Стр а н и ц а

91 Общие данны е 2

92
СХЕМА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ 
ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ 8П

З Д  5,6 ,7, 
8,9,10,4»

93
1ЦМТ УПРАВАFHMЯ \ - -- 18,13, W, 

45Схема электрическая  подклю чении

94 Опросный лист 46

На и м ен о в а н и е  с х е м ы Об о зн а ч ен и е  комплекта
Наи м ен о ван и е  проектной 

организации При м еч ан и е

Регулирование . Схема 
электрическая принципиальная

Управление вы тяж ны ми

ВЕНТСИСТЕМАМИ. СХЕМА 
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ

ДИСТАНЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ. 
СХЕМА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ 
ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ

Противопожарная автоматика, 
схема электрическая 
принципиальная

Апп аратура  у п р а в л е н и я , вклю чая силовые б л о к и ,
РАЗМЕЩАЕТСЯ В ЩИТЕ УПРАВЛЕНИЯ ПРИТОЧНОЙ ВЕНТКАМЕРОЙ 

ЗАЩИЩЕННОГО ИСПОЛНЕНИЯ

Привязан

И Н В.NS

9 0 1 ^ - 0 2 - 2 7 . 5 6  91
УПРАВЛЕНИЕ И СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ ПРИТОЧНЫХ 
ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ КАМЕР С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯМИ НА НАПРЯЖЕНИЕ 660 В*■

Стадия Л ист Листов

3AM-HA4QX3 ОСТРОВСКИЙ . 4 - Р 1 15
Н-КОНТР- ОГИЕНКО Ct&l/

Общ ие  д а н н ы е
Г П И

З Л  E K T P U  п р о е к т *  
М о с к в а

р*к.гр. ГйНОАМАГ
ст.инж . ДАВИДСОН

Копировал' Ъ и * , Формат А2
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Сх е м а  т е х н о л о г и ч е с к а я  у п р о щ е н н а я

ВЗАИМОСВЯЗИ ЭЛЕКТРОПРИЕМНМКОВ

По я с н е н и е  р а б о т ы  к о н т а к т о в  д а т ч и к о в :

К о н т а к т  р азо м кн ут  при ав арн и  (н а п р и м е р , при падении

ДАВЛЕНИЯ ВОДЫ В ТЕПЛОСЕТИ, ПРИ ПОЖАРЕ И Т.П.)

КОНТАКТ РАЗОМКНУТ ПРИ ОТСУТСТВИИ ПОТОКА 

ВОЗДУХА

Контакт р а з о м к н у т  при з н а ч е н и я х  т е м п е р а т у р ы  воздуха

РАВНЫХ или МЕНЬШихЗ°С ( ПЕРЕА ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛЕМ)

КОНТАКТ РАЗОМКНУТ ПРИ ЗНАЧЕНИЯХ ТЕМПЕРАТУРЫ 

ОБРАТНОЙ воды  н и ж е  р а с ч е т н о й

Ко н такт  р а з о м к н у т  при з н а ч е н и я х  т е м п е р а т у р ы  

во зд уха  н и ж е  р а с ч е т н о й

Контакт  з а м к н у т  при откры тии  к л а п а н а  на  

те п л о н о с и те л е  („К л а п а н  н е  з а к р ы т ” )

У с л о в н ы е  о б о з н а ч е н и я :

ф з а ж и м  реле в р е м е н и  КТ4
(4*0- м арки ро в к а  заж и м а  реле времени  КТ4

0  ЗАЖИМ колодки БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ Б5167

- МАРКИРОВКА з а ж и м а  колодки блока управления

0  ЗАЖИМ КОЛОДКИ уп р а в л е н и я , и с п о л ь з уе м ы й  
для у н и ф и к а ц и и  т е х н и ч е с к и х  р е ш е н и й

32.4 МАРКИРОВКА ЦЕПИ, ПОДКЛЮЧАЕМОЙ К ЗАЖИМУ 

КОЛОДКИ

£р- МАРКИРОВКА ЦЕПИ ИЗ СХЕМЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ

Вы д е р ж к а  в р е м е н и  реле

ктг. КТЗ, К75- 0,5с 

KTt|, KT9, КТ10 - 40 с 

К7-Н - Ц с

Привязан

Мнвн?

Поз.
ОБОЗНА
ЧЕНИЕ

ЕК4.ЕК2

M l,М2

МЧ.М5

МВ6

SB3

5ВУ

SB10

S

На и м е н о в а н и е

Электрооборудование, hctahabaubaemoe по месту.

Электронагреватель ~ 380В

Эл е к т р о д в и г а т е л ь  ~ 660 В

•^380 8

Ме х а н и з м  и с п о л н и т е л ь н ы й  ~ 220 8

Посты уп р а в л е н и я

Код Пр и м е ча н и е

Ко м п лектн о

ОБОРУДОВАНИЕМ

Комплектно
с КЛАПАНОМ

Пе р е ч е н ь  а п п а р а т у р ы , в х о д я щ е й  в состав  щ итов  1ДУП6.ЩУП6Н,

ПРИВЕДЕН В ТОВАРОСОПРОВОДИТЕЛЬНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ,

ПОСТАВЛЯЕМОЙ заводом  - и з г о т о в и т е л е м  КОМПЛЕКТНО с 

УПОМЯНУТЫМИ щ и т а м и

Пр и т о ч н а я

ВЕНТСИСТЕМА

т о т  д Острове кии
И контр

Рук гр

Ст инж

ОГЦЕНКО
ГиЧОДМАН
ДАВИДСОН

п т

21765-07 Л

т - о г - ш е Э2
УПРАВЛЕНИЕ U СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ ПРИТОЧНЫХ 
ВЕНТиАЯДиОНМЫХ КАМЕР С ЭЛЕКТРОДВиГАТЕЛЯМИ НА НАПРЯЖЕНИЕ 660 В

СХЕМА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ 
ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ 6П 
_______ (начало )_________

Стадия Лист Листов

ГПИ
ЭЛЕКТ РОПРО £ КТ 

М о с к в а

Копировал Формат А2.



Общие и,ЕПи УПРАВДОМ и я

i РЕЗЕРВИРОВА
НИЕ nUTAHUB

г Вид аПРАВАЕНиЯ 
МЕСТНЫЙ

3
Паск

притонном
ВЕНТКАМЕРЫ

к

Вид
УПРАВАЕНЫЯ:
ДисТАНЦиОНМЫИ

5

6
ВКЛЮЧЕНИЕ
притонного
ВЕНТИЛЯТОРА

1

8

Раб о та

Притонного

9 ВЕНТИЛЯТОРА

10

11

12

13

Си г н а л и з а ц и я  
„ Пр и то нна я  
в е н т к а м е р д  

РАБОТАЕТ”
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„З а м е р з а н и е "

з а щ и т а

от
<7 з а м е р з а н и я

Пр и т о ч н а я

ВЕНТСИСТЕМА

Zms-07 $

Ж - 0 2 -  2 7 . 8 6  d Z

^ПРАВЛЕНИЕ «СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ ПРИТОЧНЫХ 
ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ КАМЕР С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯМИ НА НАПРЯЖЕНИЕ 660 В

Привязан" СТАДИЯ ЛИСТ Листов
р цSam н а ш Островские А L\4ftt

Н КОНТР- Or ИЕН ко з Л v i i t j t GXEMA ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ 
ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ 6 П 

(  продолжение)

г п и
Э Л Е К Т Р П  П Р О Е К Т  
______ М Р .Р К В П _____

\ Ш Ш  lAU'.lU’ M L i Н И  !Ш Я
IИНВ Н2 | МИНЕЯ Г В Д р  Ч Т , |  Т К Ш  Ш Ч

К о п и р о в а л  Ф о р м а т  А 2
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См АИСТ 4

3 зг.36 ,37
? 12,3137,93

У з е л  и

УзвA 8

Приточная
вбнтсистема

21765-07 &

л д - о г - г г & ь  э в

У п р а в л е н и е  н силовое  э л е к т р о о б о р у д о в а н и е  п р и т о ч н ы х
ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ КАМЕР С ЭЛЕКГРОДВИГАТЕШИ НА НАПРЯЖЕНИЕ Е Ш

Привязан Ст а д и я А и ст Аистов
Р 5JRM НАЧ ОГД Ос тро вс ким А мл*,

Н КОНТР Ог и е н к о м 97Л1* С Х Е М А  Э Л Е К Т Р И Ч Е С К А Я  
П Р И Н Ц И П И А Л Ь Н А Я . Stl

(п т о щ еннв)
гп и

З Л Е К Т Р П П Р О Н К Т
M D C K B R

- Р м  ГР ГИНОАМАН hMSs
й н в  Н е Ст. ИНЖ Д а в и д с о н oh Vi

Копировал «рормат м
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Bkammchui

(Паск)

Отключение
(Стоп)

си 3  , *  ШШо.
<  5 ВКЛЮЧЕНИЕо. 1 ,т
§?г5 (Пуск)
% зс ы
5  а>Л 
л=г*з I  о Отключение<  с=г- С " Я  з  О. (Стоп)
<3 С—

Приточндя
BEHTCUCTEMA

ffm3-67 7

90А-  02.- 2 7 . 8 6  9 2

УпРАВЛЩНЕ Ц СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ ПРитОЧНЫХ 
ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ КАМЕР С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯМИ НА НАПРЯЖЕНИЕ 660 6

Привязан
СТАДИЯ Лист ЛНСТОВ

, р 6
Зам hah ait Островский Л! о41
Н КОНТР ОгиЕНКО '£,4 tuzu Схема эДЕКтричЕСКАЯ 

ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ 617
(ПРОДОЛЖЕНИЕ)

З Л Е К ТР О П Р О Е К Т
М о г к в й

Рак ГР ГиНОАМАН МИ*’
Whb № Ст инж Aabuacoh

КопиРОВАЛ <vU0p- ФОРМАТ А2
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SAT
Рез  Q Раб

. I-L.1 „ 501
SA4 ж sfc*

Ш  Резо Раб Ре*° Раб
ад I , . sos I I I *

Ш ~  v 7
I I 1 ыо КТ9—v r —»

Л> |
111 ЬН /
Ъ п - КТ 9Т-8

___________ 22---------------,

мио

■ч

SAT
 ̂ Р|з 0 Раб

KJ*4 5i6 | Й Л

"й " й Г т * ° ^ '

VB2S VD26

" Т  YD2T \1 В гв Г “

Ц <  *  -к н
ЙЛЛ КТ10
Ш  С11 1 I

13,-<4

L & n f >
>падипо *— I

КМ4

*>■*4
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См

I
05
^4

Ой

1 1 1

* + +
1S-16

t C

Д13 СХЕМЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ

519

5«
кг*

М

кг

520

С в о б о д н ы е  к о н т а к т ы

коз ков  ______KJ5 К*5

М9 KV* KV

КТЗ КГ4 X

--------- ------------

KV

Ю 5  КТ5

~ ~ t r ~

MS

KY

3 69.ТО
р S3

3 64^7
Р Т5.88

3 8 . 7 1 . 9 0
р со О

6?
ВКЛЮЧЕНИЕ
силовом

ЦБ Пи

63

Вид
УПРАВЛЕНИЯ

ОПРОБОВАНИЕ

6*

65

ВКЛЮЧЕНИЕ

ВЕНШ АВТОРА

66

Си гн ал
Го-.оанасть
РЕЗЕРВА”

67

68 Контроль

89

ТО
Работа

ВЕНТИЛЯТОРА

•н
Сиг НАЛ 
Работа 

вентилятора"

3 79.80
р 53

3 67.7Ц
Р 65.88

3 9.81.90
р 90

12
Bkahwehue
СЦАСВОй

и.спи

ТЭ
Вид

упра едения
ОПРОБОВАНИЕ

14

Т5

Включение

ВЕНТИЛЯТОРА

Тб
Сигнал

„Готовность
РЕЗЕРВА И

*тт
S

ТВ Контроль

T9

80

Работа

ВЕНТ ИДЯТОРА

СИГНАЛ
Работа

ВЕНТИЛЯТОРА”

°(и7у15
(го)

КМ1

Лая ПМА

/  ч_ -----V»----------

Л л я  п /и а
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Рлст. . □  кВ*

Рраоч.ьС И  к Вт

В»од4 Ввод 2

Управленце циркуляционным насосом
~ ггов

^  380 В ~  380 В

т Т О Н Г
р

3
р 16

93 &КЛЮЧЕН14Е
ПиТАИЦЯ

М
ОС
3
X
ш
<
со
2
5
<*
3
со

ОПРОБОВАНИЕ

95

96

AbtoMATUMECKOE

Узел  VHJ

П Р и Т О Ч Н А Я
&EHTCUCTEMA

Щ Ь У 0 7 ________ £

901*--0г-27.66 Э2

Управленце и силовое электрооборудование приточных
BEHTUAaU.UOHMb/X КАМЕР С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯМИ НА НАПРЯЖЕНИЕ 660 В

Привязан Стддия Лист Листов

р в
Зам начдоОстровский л от?-,
Н КОНТР OrUEHKO 0**7.' Схема э л е к т р и ч е с к а я  

ПРННЦипиАЛЬНАЯ 6П 
(п ро д о л ж ен и е  ̂

злектйлроЕкт
Москвя

Рак гр ГиНОАМАН АЪ 0'г*7*.
UUB.H9 Стинж Давцдсон

Когшровал Формат А 2
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РбЛ£ ВРЕМЕНИ КП

Номер
КЕПИ,В 
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Вид дистанционного 
управления  '
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ПРЕДУСМАТРИВАЕТСЯ 
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ЦИОННОГО
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Отключить включить 
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одиночного поста)

А  %  Э
■S—

Та б л и ц а  4
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ОБОЗНАЧЕНИЯ КОНТАКТА

э л е к тр и че с к о го
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Опросный л и с т
на щ и т  7ИПА

/ Наименование и  адрес предприятия

2. Н АИ М ЕН О вАН И Е ОбЪЕКТА

3. Наименование и  адрес заказчика

Н. Наименование и  адрес проектной организации

5 Заво д-изготовитель - Ангарский  электромеханический завод 
G65821 г. Ангарск, Иркутская  обл.

6. Исполнение щита Щ У П 6  ~ O D O ~ U D D O D
7 Переменные технические данные принципиальной схемы 

управления

4 2 3 * 5 6 7 а 3 /О // /2 О
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ОбЪЕКТА  ------------------------------------------------------------------- — ------ -----------------------------------------------------------------------
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Плавн ы й  и н ж ен ер  проекта 

— " -------- 49— г

/ /

дпросны
VopmaZ,

w  лист
НА Щ И Т  ТИПА

I На и м е н о в а н и е  и  ад рес  предприятия
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666821 г. Ан г а р с к , Иркутская оба
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уп ра вл ен и я
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(н е н у ж н ы е  в ы ч е р к н у т ь )

8  По данно м у  опросному л и с ту  изготовить ____щиг(ов)

9. ОбОЗНАЧЕНИЕ Щ ИТА (ОЬ) ПО ПРОЕКТУ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОЙ ЧАСТИ 

О бЬЕКТА____________________________________________________ ____ _

/О Количество приведенных панелей на один  щ и т  ------

tf Количество приведенны х  п а н ел ей  на ----  щит(о&)-*__ _
12. Степень защ и ты  щ ита ~ I Р З / ,  1 Р к /  по ГОСТ /925Р~80 

/ненужное вычеркнуть)

Гл а в н ы й  и н ж е н е р  проекта

— * --------------------  п — г

I— /

2У763-07

m - о ы ш  %

) л  РАВНЕНИЕ И  С ПРО ВОЕ ЭЛЕ КТР0060РУД 06АННЕ ПРИТОЧНЫХ 
ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ КАМЕР С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯМИ НА НАПРЯЖЕНИЕ 6 6 0  В

Пр и в я з а н Ста д и я Аист Аистов

Р / SЗип т о н Ос тр о в с ки й А Of Я П
Н  КО ИГР Ог н е н н о м м н и
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