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ВОЗМОЖНОСТЬ СОЧЕТАНИЯ СО СЛЕДУЮЩИМИ СХЕМАМИ:

Со д ерж а н и е  а л ьб о м а

Марка

чертежа
На и м е н о в а н и е Стран и ц а
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Схем а  электрическая  подключений

9if Опросный лист <3

Наи м ен о в ан и е  схемы Об о зн а ч ен и е  комплекта
Наи м ен о ван и е  проектной 

о рганизац ии
Пр и м е ч а н и е

Регул и ро в а н и е . Сх е м а  
электрическая принципиальная

Управление вытяжными  
ВЕНТСИСТЕМАМИ. СХЕМА 

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ

Дистанционное уйравление. 
схема электрическая
ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ

Противопожарная автоматика 
Схема электрическая
ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ

А п п а р а т у р а  у п р а в л е н и я , вкл ю чая  силовы е  блоки ,

РАЗМЕЩАЕТСЯ В ЩИТЕ УПРАВЛЕНИЯ ПРИТОЧНОЙ ВЕНТКАМЕРОЙ 
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По я с н е н и е  рабо ты  к о н та к то в  д а т ч и к о в .

КОНТАКТ РАЗОМКНУТ ПРИ АВАРИИ ( НАПРИМЕР, ПРИ ПАДЕНИИ 

ДАВЛЕНИЯ ВОДЫ В ТЕПЛОСЕТИ, ПРИ ПОЖАРЕ И т л )

КОНТАКТ РАЗОМКНУТ ПРИ ОТСУТСТВИИ ПОТОКА 

ВОЗДУХА

КОНТАКТ РАЗОМКНУТ ПРИ ЗНАЧЕНИЯХ ТЕМПЕРАТУРЫ ВОЗДУХА 

РАВНЫХ ИЛИ МЕНЬШИХ 3°С  ( ПЕРЕД ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛЕМ)

КОНТАКТ РАЗОМКНУТ ПРИ ЗНАЧЕНИЯХ ТЕМПЕРАТУРЫ 

ОБРАТНОЙ ВОДЫ НИЖЕ РАСЧЕТНОЙ

КОНТАКТ РАЗОМКНУТ ПРИ ЗНАЧЕНИЯХ ТЕМПЕРАТУРЫ 

ВОЗДУХА HHSffE РАСЧЕТНОЙ

КОНТАКТ ЗАМКНУТ ПРИ ОТКРЫТИИ КЛАПАНА НА 

ТЕПЛОНОСИТЕЛЕ ( „  КЛАПАН НЕ ЗАКРЫТ ")
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Конечные вы клю чатели  испо лнительного  м е х а н и з м а  М66

НОМЕР
ЦШИ.В
КОТОРОЙ
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Назначение

КОНТАКТА

Включение приточного вентиля-
ТОРА ДЕТОМ ('после ОТКРЫТИЕ 
КЛАПАНА НАРУЖНОГО в о зд у х а )
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5*6 X —
7-8 — — X
МО X —

1Н2 — — X
13*14 X — —
15-16 — — X
17-/В X —

<9-20 — — X
21-22 X — —

23-24 — — X
25-26 X — —

27-22 — — X
29-30 X — —

31-3 г — — X
33-34 — X —
35-35 — X —
37-32 — X —
3S-40 — X —
41-42 — X —
43-44 X
45-45 — X —
47-4 * X —
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Вид ДИСТАНЦИОННОГО 

УПРАВЛЕНИЯ, (для 
КОНКРЕТНОЙ ПРИ
ТОЧНОЙ ВЕНТИАМБ- 

РЫ ПРЕДУСМАТРИ

ВАЕТСЯ ТОЛЬКО 

один из видов

ДИСТАНЦИОННОГО

уп р а в л е н и я )

Ра с ш и ф р о в к а  условного
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Фо р м а  1
Опросный лист 

НА Щ И Т ТИПА

1 Наименование и адрес предприятия

2 Наименование оьъента

3 Наименование и адрес заказчика

if Наименование и адрес проектной организации

5 Завод- изготовитель - Ангарский электромеханический завод 
665 821 г Ангарск, Иркутская оба.

6 Исполнение щита ЩУП6 - QQG~OOZIQO
7 Переменные технические данные принципиальной схемы 

управления

/ 2 J В 5 6 7 8 9 10 И И

(НЕНУЖНЫЕ ВЫЧЕРКНУТЬ)
8 По ДАННОМУ ОПРОСНОМУ АИСТУ изготовить ______  ЩИТ (Об)

9 Обозначение щита (ов) по проекту электрической части

ОБЪЕКТА_________________________ ___________________

10 Количество приведенных панелей на один щит -------------

И Количество приведенных панелей на _____ щит(оь) -------------

12 Степень защиты щита ~ 1Р31 1РЙ1 по ГОСТ М25й~80 
(ненужное вычеркнуть)

Главный инженер п р о е к т а --------------------------/ _________________/

//----------------------------- -- 19— г

Форма 2

Опросный лист 
на щит типа

1 Наименование и адрес предприятия

2 Наименование оььгнта

j  Наименование и адрес заказчика

4 Наименование и адрес проектной организации

5 Завод ~ изготовитель ~ Ангарский электромеханический завод 
665 821 п Ангарск, Иркутска я  оба.

6 Исполнение щита ЩУП6Н “ П С Ю  " D D D D D D

7 Переменные технические данные принципиальной схемы 
управления

1 2 3 ц 5 6 7 8 9 /0 1/ (2 13

(HEH4W НЬТЕ ВЫЧЕРКН У ТЬ)
8 По данному опросному листу изготовить щит(ов)
9 Обозначение щита (ов) гю проекту электротехнической части

ОБЪЕКТА_____________________ ______________________________________________

10 Количество приведенных панелей на один щит ____

11 Количество приведенных панелей на _____щит(ов) _____

12 Степень защиты щита -  1РЗ!} 1РМ по ГОСТ 1025*1-80
(НЕНУЖНОЕ ВЫЧЕРПНУТЬ)

Главный инженер проекта

—  ------------------  19 —  г

90Ц -02- 2Ш  э!»
Управление и силовое электро с в о руд ование приточных 
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