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Ш 903-1-277.90. Ал.17,4.1

П Е Р Е Ч Е Н Ь

спецификаций оборудования и опросных листов, входящих в сборник

Стр. Наименование основного комплекта рабочих чертежей и его марка
Обозначение
спецификации

Проектная
организация

3 Тепломеханические решения
Часть I

TMI TMI.C0 Латгипропром

23 Тепломеханические решения ТМ2 ТМ2.С0 То ж е

71 Станция водоподготовки ш ВП.СО W

83 Газоснабжение ГСВ1 ГСВ1.С0 п

89 Автоматизация АТМЗ АТМЗ.СО П

154 Автоматическое пожаротушение АП АП.СО п

157 Решения архитектурные

Часть 2

АР АР.СО т

158 Силовое электрооборудование ЭМ1 ЭМ1.СО и

174 Электрическое освещение эо ЭО.СО ft

183 Связь и сигнализация CCI CCI.C0 it

189 Отопление и вентиляция ов ов.со it

198 Внутренние водопровод и канализация Б К вк.со tt

207 Тепловые сети Т С 2 Т С 2 . С 0
•?

2X2 Наружные сети водоснабжения и канализации Н Е К НБК.СО n

218 Кабельные линии Э К эк.со it

220 Электрическое освещение территории Э Н эн.со it

223 Тепловые сети TCI TCI.C0 it

227
228

Опросный лист для заказа 2 КТП-1000-84УЗ 
Опросные листы Л  I . . . I 6

Z*3ltZ-t9 3
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Позиция Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. 
Завод изготовитель { для  импортного оборудования -  страна, фирма)

Тип, марка 
оборудования. 
Обозначение 

документа и №  
опросного листа

Единица
измерения

К од оборудования, 
материала

Цена 
единицы, 
тыс. руб.

Коли
чество

Масса
единицы

оборудования,
кг

Наиме
нование

Код Код завода 
изготовителя

Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком

Оборудование

Блок-секция котлоагрегата КВ-Ш-35-150 Альбом 4 3

Блок-секция котлоагрегата ДЕ-25-14ГМ Альбом 5 3

Блоки тепломеханического оборудования Альбом 3 -

6 ,л. 20 Водокольцевая машина фа 6,9 л/с (25 мЗ/ч), BBHI-25MI комп. 671 .3648161185 I 2356

р= 0,2 МПа (21 кгс/см2) с электродвигателем

4АН280М8УЗ, Л=£0 кВт, п= 750 об/мин.

ю , Пароводяной подогреватель Р =  16 м2 ПП2-16-2-П шт. 796 I 765

л. 21 ОСТ 108.271.

' . 105-76

И , Бак цилиндрический вертикальный У =  6,3 м3 TI68.05.00. шт. 796 2 770 
■ — -■

л. 21 .000

12,13 Бак цилиндрический вертикальный У =  I  м3 TI68.01.00.
Ш Т. 796 2 180

л. 21 .000

.15, Бак цилиндрический вертикальный У =  2,5 м3 TI68.03.00. шт. 796 I 315

л. 21 .000

14, Бак цилиндрический вертикальный У =  63 м3 TI68.10.00. шт. 796 2 2750

л. 21 .000

_

Привязан
ГИ П

Г и  с п е ц

Рук гр

Ичн No гаш.

Нидбалы !кийД^ z
Нач отд Попов
Н коитр |Гчг”ткп

Ытттуров - Ж
7Т

ТП 903-1-277.90

Спецификация
оборудования

Ш . 0 0

-------Колировал 243 42 ~ f? If

Л и с т Листов
“ И Г “

Л А Т Г И  ПРОИРОМ

Ф о р м а г  А З



Поэм*

ция

Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. 

Завод-изготовитель (для импортного оборудояаиия • страна, фирма)

Тип, марка
Единица

измерения Код заяоде -

изготови

теля

Код

оборудования,

материала

Цена
единицы 
оборудо- 

М Н И Я  f

тыс. руб.

Коли

чест

во

Масса
единицы
оборудо
вания,

кг

Обозначение до

кумента и номер 
опросного листа

Нд-
им*-
новы
ми*

Код

} 2 3 4 5 6 7 8 9 10

18,л.21 Охладитель проб двухточечный шт. 796 5 31,5

19, л.21 Токарно-винторезный станок д/ = I I  кБт 16Д25 шт. 796 38II634I33 I 3500

20,л .21 Вертикально-сверлильный станок /  = 4 кВт 2Д132 шт. 796 3812132704 I 1300

21,л .21 Обдирочно-шлифовальный станок с вытяжным устройством

*! ш 12,5 кВт 3E-375 к-т 671 38I333I502 I 400

22 ,л.21 Трансформатор сварочный fJ »  500 кВт ТИМ 503-172 _ шт. — I ____ ___ 160

23,л .21 Верстак слесарный, модель ВС-ОООООА шт. 796 I 160

24 Таль ручная передвижная червячная г/п I  т/с _ 7 45

л.21

25 Кран подвесной ручной однобалочный г/п I  т/с

| Л.21 1 А а 3,6 м, L  и = 3,0 м - к-т 671 I 270

26 Водеводяной подогреватель Р = 0,4 м2 1-57x2000 -

л.21 -Р П шт. 796 I 33,0

ТУ 400-28-

-429-82Е

27 Насос контура циркуляции Q я I  л/с (3,6 мЗ/ч), Н= 16 м BK-I/I6A к-т 671 363I9II332 2 80,0

5 л.21 с электродвигателем 4АХ80В4, У  ■ 1,5 кВт, П  = 1500 об/мин.

Привязан

ТП 903-1-277.90 TMI.C0
Лист

2
Йна. №

2Цг*!2-19 s

Формат АЗ
55 12104



Позиция Наименование и техническая характеристика оборудований и материалов 
Завод изготовитель ( для импортного оборудования-страна, фирма)

Тип. марка 
оборудования. 
Обозначение 

документа и N? 
опросного листа

Единица.
измерения

Код оборудования, 
материала

Цена 
единицы 
тыс. руб.

Коли»
чество

Масса
единицы

оборудования,
кг

Наиме'
нование

Код Код завода 
изготовителя

28, Люк-лаз борова шт. 796 3 47,0

л. 21

Изделия и материалы

Вентили муфтовые:

I. Ду 15 Ру 16 15кч18п1 шт. 796 3732III02708 46 0,7

2. Ду 25 Ру 16 15кч18п1 шт. 796 3732III02906 33 1,4

3. Ду 50 Ру 16 15кч18п шт. 796 3732I3I03509 I I 5,0

4. Ду 15 РУ 16 15ч8п2' шт. 796 3722III00709 16 0,75

5. Ду 25 РУ 16 15ч8п2 шт. 796 3722I2I04003 3 1,75

6. Ду 32 Ру 16 15ч 8п2 шт. 796 372213101301 6 2,7

Вентили фланцевые:

7. Ду 20 Ру 64 15с27ня1 шт. 796 3742I2I04I08 2 10,0

8. ДУ 50 РУ 40 15с22нж шт. 796 374214103100 2 18,5

9. Ду 65 Ру 25 15кч 16п1 шт. 796 3732I3I08807 I 25,0

10. Ду 100 Ру 16 15с58нж23 шт. 796 3742I5I04203 2 46,9

Вентили муфтовые:

I I .  Ду 100 Ру 160 15с58нж23 шт. 796 3742I5I04203 2 46,9

1

Привязан

____
Инв. №

ТП 903-1-277.90 ВД.С0

Копировал Zif3$2- 19 6  ©срмат АЗ

п Т«  «  Г '  гя-ч ьх» х-
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Позиция Наименование и техническая характеристика оборудований и матеоиапое 
Завод изготовители ( для импортного оборудования-страна, фирма)

Тип, марка 
оборудования. 
Обозначение 

документа и Ns 
опросного листа

Единица
измерения

Код завода 
изготовителя

Код оборудования^ 
материала

Цена 
единицы 
тыс. руб.

Коли
чество

Масса
единицы

оборудования,
кг

Наиме*
нование

Код

12. Ду 25 Ру 160 15с5?бк(Ш) шт. 796 3742I2I08408 2 4,5

13. Ду 25 Ру 16 15б1бк шт. 796 37I2I3I00298 9 0,47

14. Ду 32 Ру 16 I56I6K шт. 796 37I2I3I00300 7 1,06

Т б .  TTv 3 2  Р у Т6 0
BKC-32-I60 шт. 796 3742I3II0504 6 12,9

TR. Д у  40 Р у Т6 0 BKC-40-I60 шт. 796 3742I3I10603 3 15,0

17. Ду 50 Ру 160 BKC-50-I60 шт. 796 3742I4III805 8 20,0

Задвижки:

18. Ду 50 Ру 10 ЗОчббр шт. 796 372II5I00509 4 18,4

Ю. Ду 50 Ру 40 ЗКЛ2-40 шт. 7SS 374121104906 I 37,0

20. Ду 80 Ру 10 ЗОчббр шт. 796 372II5I00608 4 29,0

21. Ду 80 Ру 16 3KJI2-I6 шт. 796 374121103105 4 38,0

22. Ду 100 Ру 10 ЗОчббр шт. 796 372II5I00707 2 39,5

23. Ду 125 Ру 10 ЗОчббр шт. 796 372II5100806 I 56,4

24. Ду 150 Ру 10 ЗОчббр шт. 796 372115100905 8 77,0

25. Ду 150 Ру 25 30с98нж шт. 796 37412НО 8106 I 140,0

26. Ду 250 Ру 25 30с98нж шт. 796 37413НО 4207 I 248,7

27. Ду 300 Ру 25 30с564нж шт. 796 374I3III6002 2 500,0

28. Ду 400 Ру 25 30с507нж шт. 796 374I3II07003 I 565,0

Копировал Z43lf2 ~ 19 7 Формат АЗ



Пози

ция

Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. 

Завод-изготовитель (для импортного оборудования -  страна, фирма)

Тип, марка 

обору доаания. 

Обозначение до

кумента и номер 

опросного листа

Единица
измерения Код завода - Код

оборудования,

материала

Цена 

единицы 

оборудо- 

яаммя, 

тыс. ру6.

Коли

чест

во

-------------------1___

Масса

единицы

оборудо
вания,

кг

На
име-
нова-
ние

Код

изготови

теля

1 2 3 4 5 7 8 9 10

29. Ду500 Ру25 30с927нж1 шт. 374132701102' --- 1600

30. Грязевик 25-500 Серия

4.903-10

T3I.20.00.

.000 шт. 796
Краны:

31. РуЮ ДуЮ ЮБ8бк1 шт. 796 371221500706 6 0,34

32. РуЮ Ду15 11Б23бк шт. 796 3712223X500 8 1.0

Клапаны обратные:

33. Ду50 Ру16 16чЗр шт. 796 3722331X500 2 3,3

34. Ду150 Ру16 16ч6бр шт. 796 372235100507 I 74,0

35. Ду40 Ру64 19с38нж шт. 796 37424II05203 3 10,5

36. Клапан предохранительный Ду25 Ру 16 17чЗбр1 шт. 796 3722517X507 I 4,75

37. Конденсатоотводчик Ду25 Ру40 45с13нж шт. 796 37426I9033X 8 1,7

Клапаны регулирующие:

38. Ду32 Ру64 9С-4-2 шт. 796 37425I7I0807 I 24,9

39. Ду50 Ру64 9с-3-3 шт. 796 37425I7I09X I 98,0

40. Ду200 Ру64 25с-48-50ня шт. 796 374254II3502 I 592,0

______________1

При. язей

Ииа. N9

ТП 903-1-277.90 TMI.CO 

2tf342~19 г

Лист

5

Формат АЗ



Пози

ция

Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. 

Завод-изготовителе (для импортного оборудования -  страна, фирма)

Тип, марка
Единица

измерения Код завода -  

изготови

теля

Код

оборудования,

материала

Цена 

единицы 

оборудо

вания ,

тыс. руб.

Коли

чест

во

Масса

единицы

оборудо-
вами*,

кг

Обозначение до

кумента и номер 

опросного листа

н*~
име
нова
ние

Код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

4 1 .  Р е г у л я т о р  д а в л е н и я  Д у 5 0  Р у 16 УФ 6 3 0 1 4 Ш Т. 7 9 6 3 7 2 2 5 1 6 0 2 1 0 0 I 6 5 ,7

Ф ланцы  и з  с т а л и  В с т З с п З : Г 0 С Т 1 2 8 2 0 -8 0

4 2 .  1 - 2 5 -1 6 ш т . 7 9 6 2 1 ,1 7

4 3 .  1 -2  С М 6 Ш Т. 7 9 6 4 1 ,1

4 4 .  1 -6 5 -2 5 ш т . 7 9 6 2 3 ,2 2

4 5 .  I - 5 0 - I 6 ш т . 7 9 6 2 6 2 , 5 8

4 6 .  I - 5 0 - I 0 ш т . 79 6 8 2 , Об

4 7 .  I - 8 0 - I 6 ш т . 7 9 6 8 3 ,7 1

t 4 8 .  I - 8 0 - I 0 ш т . 7 9 6 4 3 ,1 9

*
4 9 .  1 -1 0 0 -1 0 ш т . 7 9 6 2 3 ,9 6

5 0 .  I - I 0 0 - I 6 ш т . 7 9 6 4 4 ,7 3

5 1 .  I - I 0 0 - 6 ш т . 7 9 6 “ 1 ---------- 2 , 8 5

5 2 .  I - I 2 5 - I 0 ш т . 7 9 6 2 5 , 4

5 3 .  I - I 5 0 - 6 ш т . ■ 7 9 6 2 4 ,3 9

5 4 . I - I 5 0 - I 0 ш т . 7 9 6 1 9 6 .6 2

5 5 .  I - I 5 0 - I 6 ш т . 7 9 6 4 7 ,8 1

5 6 .  I - 1 5 0 -2  5 ш т . 7 9 6 2 1 0 ,1 2

5 7 .  I - I 7 5 - 6 ш т . 7 9 6 I 5 ,3 6

5 8 .  1 -2 5 0 -2 5 ш т . 79 6 2 1 8 ,9

Привязан

Т П  9 0 3 - 1 - 2 7 7 . 9 0  T M I . C 0
Лист

6
Име. №

21 М 2 '1 9  9

Формат АЗ
55 12104
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Пози

ция

Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. 

Завод-изготовитель (для импортного оборудования -  страна, фирма)

Тип, марка 

оборудования. 

Обозначение до* 

кумеита и номер 

опросного листа

Единица
и зч е р «н и «

К о д завода -  

изготови

теля

Код

оборудования,

материал*

Цена 

единицы 

оборудо

вания , 

тьк. руб.

Коли

чест

во

т — -----------— 1____

Масса

единицы

оборудо

вания,

кг

Не
йма
нова-
ние

Код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

59. 1-300-25 ШТ. 796 4 23,95

60. 1-500-25 шт. 796 5 67,3

Фланцы из стали 20 Г0СТ12821-8О

61. 2-50-40 Ш Т . 796 6 2,79

62. 2-20-64 шт. 796 4 1,81

Фланцевые соединении: 0СТ34-42-756-

-85

63. 400-10 2 8 . . . шт. 796 п 216,2

64. 250-16 3 2 .. . шт. 796 I 90,25 !

65. 500-2,5 5 1 .. . шт. 796 I 402,12

66. Счётчик Ру64 Ду32 ТИ2С-32/64 шт. 796 2 25,0

67. Счётчик Ру64 Ду32 CM2-I000 шт. 796 2 85,0

_ j
1

5

!V

1
1

Привязан

Имя. N°
ТП 903-1-277.90 ТШ.СО

Лист
7

to

Формат АЗ

гп *2~  19
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Пози

ция

Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. 

Завод-изготовитель (д ля  импортного оборудования- страна, фирма)

Тил, марка
Единица

измерения Код завода -  

изготови

теля

Код

материала

Цена 

единицы 

оборудо

вания , 

тыс. руб.

Коли

чест

во

Масса

единицы

оборудо

вания,

кг

Обозначение д о 

кумента и номер 

опросного листа

На
име
нее *- 
мие

Код

i 2 3 4 5 & 7 8 9 10

Обстудование и мате скалы, поставляемые подоядчикотл

Коепежные изделия

Болты ГОСТ 7798-70

I .  М12х55.4.6 Ш Т . 796 108 0,064

2. М10х55.4.6 шт. 796 46 0,056

3. Ш6х55.4.6 шт. 796 68 0,117

4. MI6X60.4.6 шт. 796 32 0,125

5. MI6x65.4.6 шт. 796 48 0,133
6. MI6X70.4.6 шт. 796 136 0,140

| 7. MI6X75.4.6 шт. 796 32 0,148
I
<
i 8. М20x70.4.6 шт. 796 56 0,237

9. М2 0x80.4.6 шт. 796 32 0,261
10. М24x85.4.6 шт. 796 16 0,408

I I .  М27х95.4.6 шт. 796 24 0,587

12. M27XI00.4.6 шт. 796 64 0,609

13. M36XI40.4.6 шт. 796 100 1,508

Гайки:

14. MI0.5 ГХ Т  5915-70 шт. 796 46 0,013

Привязан

Т Л  9 0 3 - 1 - 2 7 7 . 9 0  T M I . C 0

Лист

8
Инв. №

243 42-19 11

Формат АЗ
55 12104
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x Пози

ция

Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. 

Завод-изготовитель (для импортного оборудования • страна, фирма)

Гайки

Тип, марка 

оборудования. 

Обозначение до

кумента и номер 

опросного листа

Г0СТ5915-70

Единица
измерения

Не
йма
нов а- 
ние

Код

Код завода - 

изготови

теля

Код

оборудования,

материала

Цена 

единицы 

оборудо

вания , 

тыс. руб.

Коли

чест

во

________ L—

Масса

единицы

оборудо
вания,

кг

10

15. MI0.4 шт. 796

16. MI2.5 шт. 796
17. MI6.5 шт. 796

18. Ш0.5 шт. 796

260

1125

316

176

0,012

0,017

0,034

0,064

19. М24.5 шт. 796
20. М27.5 шт. 796

16
88

0 ,1 1

0,166

21. М36.5 шт. 796 100 0,333

Гайки ГОСТ 9065-75

22. AM 16.25 шт. 796 64 0,033

Шайбы

23. 16.02 шт. 796 64 0,011

Шпильки ГОСТ 9066-75

24. AMI6x60.20.35 шт. 796 30 0,125

Детали трубопроводов

Отводы Г0СТ17375-83

I .  П90° 57x3 шт. 796 116 0,5

Привязан

ТП 903-1-277.90 ТЩ.С0
Лист
9

Иив. N9

Формат АЗ



Пози

ция

Наименование н техническая характеристика оборудования и материалов. 

Завод-изготовитель ( д м  импортного оборудования* страна, фирма)

Тип, марка
Единица

измерения
Ко д заяода -  

изготови

теля

Ко д

оборудования,

материала

Цена 

единицы 

о б о р удо 

вания , 

тыс. руб.

Коли

чест

во

Масса

единицы

о б о р удо -

КГ

Обозначение д о 

кумента и номер 

опросного листа

На
име-
ноя**
ни*

Код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Отводы Г0СТ17375-83

2 . П90° 45хх2,5 Ш Т . 796 28 0,3

3. П90° 76x3,5 шт. 796 2 1.0

4. П90° 89x3,5 Ш Т . 796 60 1.4

5, П90° 108x4 шт. 796 21 2 ,5

6. П90° 133x4 шт. 7% I I 3 ,3

7. ТОП0 159x4,5 шт. 796 21 6,1

8. П90° 219x6 шт. 796 2 14,9

9. П90° 273x7 шт. 796 7 30,8

10. П90° 325x8 шт. 796 19 50,3

I I .  П90° 377x10 шт. 796 4 74.6

L 12. П90° 426x10 шт. 796 7 121,0
1

13. ПЭ0° 530x10 шт. 796 12 130,0

14. П45° 57x3 шт. 796 8 0.3

Переходы Г0СТ17378-83

15. Ж  57x4-25x2 шт. 796 4 0,2

16. Ж  57x3-32x2 шт. 796 4 0,2

17. Ж  57x4-45x2,5 шт. 7% 4 0,2

18. Ж  89x3.5-57x3 шт. 796 6 0,6

'

Приаязаи

ТП 903-1-277.90 TMI.C0
Лист

10Иие. N5

29342-19 13

Ф орм ат АЗ
5S 12101



Пози

ция

Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. 

Завод-изготовителе (для импортного оборудования -  страна, фирма)

Тип, марка 

обору довани я. 

Обозначение до

кумента и номер 

опросного листа

Единиц*
измерения

Код завода - Код

оборудования,

материала

Цена 

единицы 

оборудо

вания , 

тыс. руб.

Коли

чест

во

Масса

единицы
оборудо

вания,
кг

На
им е- 
нова* 
нив

Код

изготови

теля

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Переходы Г0СТ17378-83

19. ПК133х4-89хЗ, 5 Ш Т. 796 I 1,5

20. KI33X4 -  108x4 ш т . 796 I т ,7

21. ПК159х4,5-89x3,5 Ш Т. 796 4 1 . 8

22. ПК159Х4,5-76x3,5 ш т . 796 I 1.5

23. ПК159Х4.5-133x4 ш т. 796 2 2,6
24. ПК159Х4,5-108x4 ш т . 796 3 2,4

25. ПК273x8-133x4 ш т . 796 I 6,8

26. ПК273x7-219x6 ш т . 796 X 8 , 6

27. ПК426х12-159х8 ш т . 796 I 31,9

28. ПК377х10-325x8 ш т . 796 I 20,7

29. ПК325x10-219x8 ш т. 796 2 14,0

30. ПК426х10-325x8 ш т . 796 2 26,0

31. ПК530х14-377х12 ш т . 796 I 57,9

32. Переход 32x25 0СТ34-42-

-754-85 шт. 796 5 0,3

33. Тройник 500x300 083 0СТ34-42-
-764-85 ш т. 796 3 103,1

34. Штуцер 300x250 16I 0СТ34-42- .

-761-85 ш т. 796 2 6,83

, „■ —

Привязан

ТП 903-1-277.90 ТЩ.СС
Лист

I IИнв. №

Формат АЗ



I

Пози

ция

Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. 

Завод-изготовитель (для  импортного оборудования- страна, фирма)

Тип, марка 

оборудования. 

Обозначение 

ку мента и но* 

опросного лист

Единица
измерения

Код завода -  

изготови

теля

Код

оборудования,

материала

Цена 

единицы 

оборудо

вания , 

тыс. руб.

Коли

чест

во

Масса

единицы

оборудо

вания,

кг

ЧО-

лер

а

На-
име
нова
ние

Код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Заглушки Г0СТ17379-83

35. 38x2 ШТ. 796 I 0,1

36. 57x3 шт. 796 9 0,2

37. 89x3,5 ШТ. 796 22 0,6

38. 133x4 шт. 796 3 0,9

39. 219x8 шт. 796 I 4,6

40. 530x10 шт. 796 3 30,0

Элементы крепления

I .  Опора 1337 05 0CT34-42-6I5-
-84 шт. 796 2 1,2

Опоры неподвижные 0CT34-42-6I6-

-84

2 . 133-19 шт. 796 2 2,3
3. 133-21 шт. 796 1 3,1

4. 273-45 шт. 796 2 8,8

5. 426-69 шт. 796 3 36,9

6. 530-85 XT34-42-6I6-

-84 шт. 796 4 35,7

Привязан

ТП 903-1-277.90 TMI.C0
Лист

12Инв. №

1 4 3 4 2 -  19 15

55 12104
Ф орм ат АЗ



Пози

ция

Наименование и техническая характеристика оборудования и м атериале*. 

Зваод-изготоаитель (д ля  импортного оборудования -  страна, фирма)

Тип, марка 

оборудован* я. 

Обозначение д о 

кумента и номер 

опросного листа

Единица
измерения

Код завода - Код

оборудования,

материале

Цена 

единицы 

оборудо

вания ,

тыс. руб.

Коли

чест

во

---------------------1____
Масса

единицы

о б о р уд о -

КГ

н е -
име-
нояе-
нив

Код

изготови

теля

1 2 3 4 5 6 7 В 9 to

Опоры 0СТ34-42-522-

-84
7. 273-10 шт. 796 2 7,21

8. 426-16 шт. 796 3 36,4

9 . 530-18 шт. 796 2 43,6

10. 325-12 шт. 796 2 16,7

Опоры ГОСТ 4911-82

I I .  ШП2-100.57 шт. 796 32 1,19

12. ШП2-Ю0.89 шт. 796 30 1,15

13. СШ12-100.108 шт. 796 22 1.6

14. 0ПП2-Ю0.273 шт. 796 4 2,86
15. 0ПП2-Ю0.133 шт. 796 6 1.6

16. ШП2-Ю0.159 шт. 796 12 1,93

17. СПП2-150.159 шт. 796 I 2,96

18. 0ПП2-150.219 шт. 796 I 3,86

19. ОПП2-150.273 шт. 796 2 3,65

20. 0ПП2-150.133 шт. 796 I 1,99

21. 0ПП2-150.325 шт. 796 3 8,58

22. (M I2-I50.530 шт. 796 I I 12,6

Привязан

ТП 903-1-277.90 TMI.C0
Лист

13
Ина. №

55 12104



I

Пози

ция

Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. 

Завод-изготовитель (для импортного оборудования -  страна, фирма)

Тип, марка
Единице

измерения Код завода -  

мзготоя 14-  

теля

Код

оборудования,

материала

Цена 

единицы 

оборудо

вания , 

тыс. руб.

Коли

чест

во

Масса

единицы

оборудо

вания,

кг

Обозначение до 

кумента и номер 

опросного листа

На
йма
нов а- 
ние

Код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

23. СШ2-150.426 Ш Т . 796 3 8,58

Опоры ГОСТ 49П-82

24. 0QE2-57 шт. 796 6 0,06

25. ШБ2-89 Ш Т . 796 28 0,12

Подвески Г0СТ16127-78

26. ПГ-159 шт. 796 3 3,3

27. Ш-273 шт. 796 5 7,9

28. ПГ-325 шт. 796 I 15.9

\
Втулки 0CT34-42-6I4-

! -84

29. 159-06 шт. 796 I 23,8

30. 219-07 шт. 796 I 30,4

31. 377-10 шт. 796 2 54.4
32. Блок хомутный 133У II0CT34-42-

-725-85 шт. 796 3 6,0

33. Проушина 1-01 0СТ34-42-733-
-85 шт. 796 3 0,8

Привязан

1

ТП 903-1-277.90 TMI.C0
Лист

14Иня. № 1
24342- *9 17

55 12104
Ф о р м а т  А З



Пози

ция

Наименование и техническая характеристике оборудования и материалов. 

Завод-изготовитель (для импортного оборудования -  страна, фирма)

Тип, марка 

обору дованиа. 

Обозначение до* 

•сумейте и номер 

опросного листа

Единица
измерения Код завода - Код

материала

Цена

единицы 

оборудо

вания , 

тыс. руб.

Коли*

нест-

во

Масса 

единицы 

оборудо- 
в алия, 

кг

На
йма
нов»-
ние

Код

изготови

теля

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

34. Ушко 1-01 0СТ34-42-729-

-85 Ш Т. 796 6 0,12

TDvdonDOBonH и поояие изделия

Трубопроводы из труб ст.20 ГОСТ 1050-74 ГОСТ 8734-75

I .  18x2 м 006 200 0,79

2. 14x2 ы 006 9 0,59

3. 25x2 м 006 2.4 1,13

4. 32x2 м 006 25 1,48

5. 38x2 м 006 2 1.78
6. 45X2,5 м 006 82,2 2,62

Трубопроводы из труб ст.20 ГОСТ 1050-74 ГОСТ 8732-78
7. 57x3 м 006 180 4,0

8. 89x3,5 м 006 100 6,36

9. 273x7 м 006 3 45,92

10. 325x8 a 006 50 62,54

I I .  377x9 м 006 12 81,68

12. 133x4 м 006 65 0,59

Пр неявен

ТП 903-1-277.90 TMI.C0
Лист

15
Имя. N°



1

Пози

ция

Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. 

Завод-изготовитель (для  импортного оборудования -  страна, фирма)

Тип,

обору/;

Обоэна1

кумеита

опросм

марке
Единица

измерения Код завода -  

изготови

теля

Код

оборудования,

материала

Цена 

единицы 

оборудо

вания , 
тыс. руб.

Коли

чест

во

Масса

единицы

оборудо

вания,

кг

*ение д о - 

и номер 

>го листа

На
име-
ноше
ние

Код

t 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Трубопроводы из труб ВстЗсп5 ГОСТ 1050-74 Г0СТЮ704-76

13. 18x2 м 006 100 0,79

14. 25x2 м 006 70 1,13

15. 32x2 м 006 480 1,48

16. 38x2 м 006 270 1,78

17. 57x3 м 006 560 4,0

18. 89x3 м 006 462 6,36

19. 76x3 м 006 8 5,4

20. 108x3,5 м 006 НО 9,02

21. 133x3,5 м 006 76 11,18
22. 159x4,5 м 006 127,5 17,15

23. 219x6 м 006 14 31,52

24. 273x6 м 006 75 39,52

25. 325x6 м 006 I I 47,7

26. 530x8 м 006 60 102,98

Трубопроводы из труб ВстЗспЗ ГОСТ 380-71 ГОСТ 3262-82

27. 15x2,8 м 006 222 1,28

28. 25x3,2 м 006 7 2,39

29. 25x4 м 006 5 2,91

Привязан

ТП 903-1-277.90 TMI.C0
Лист

16
Ииа. №

2 b 3 l f 2 - f 9  1 ?

55 12104
Формат АЗ



Пози

ция

Наименование и техническая характеристика оборудования м материалов. 

Завод-изготовитель (для импортного оборудования -  страна, фирма)

Тип, марка 

оборудования. 

Обозначение д о 

кумента и номер 

опросного листа

Единица
измерения

Код завода - Код

оборудования,

материала

Цена 

единицы 

оборудо

вания , 
тыс. руб.

Коли

чест

во

Масса

единицы

оборудо

вания,

кг

На
цме
нов е- 
име

Код

изготови

теля

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

30. 32x2,8 ГОСТ 3262-82 М 006 4 3,09

31. 32x4 М 006 5 3,78

32. 50x3,5 м 006 6 4,88

Трубопроводы из труб ВстЗ з5 ГОСТ 380-71 Г0СТ10704-76
33. 426x7 м 006 36 72,33

Лист из стали ВстЗкп4 ГОСТ 16523-70 Г0СТ19903-74

34. 2 м2 055 0,1 15,7

35. 5 м2 055 2,0 39,2

Уголок из стали ВстЗспЗ-П ГОСТ 535-79 ГОСТ 8509-86

36, Б50х5 м 006 470 3,77

37. Б100х8 м 006 30 12,2

Круг из стали 20-6 ГОСТ 1050-74 ГОСТ 2590-88 1

38. ВЮ м 006 39 0,616

39. BI2 м 006 126 0,88

Швеллер из стали ВстЗспЗ- I  ГОСТ 535-79 ГОСТ 8240-72

40. 16 м 006 4 14,2

Привязан

ТП 903-1-277.90 TMI.C0
Лист
[7

Ииа. N9

Формат АЗ



i

Пози

ция

Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. 

Заяод-изготовитель (для импортного оборудования -  страна, фирма)

Тип, марка 

оборудования. 

Обозначение до

кумента и номер 

опросного листа

Единица
измерения Код завода -  

изготови

теля

Код

оборудования,

материала

Цена

единицы

оборудо

вания , 

тыс. руб.

Коли

чест

во

Масса 

единицы 
об ору до- 

вания,
кг

На
име*
МОВе-
НИв

Код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

41. Сетка 12x1,2 ГОСТ 5336-80 м2 055 0,1 6,0

42. Паронит ПОМ-2 ГОСТ 481-80 м2 055 5,2 4,0

43. Электроды Э-46 Г0СТ9467-75 кг 771

К о н с т р у к ц и и  теплоизоляционные и другие элементы

I .  Холстопрошивное полотно ХПС-Т-5 ТУ6-П-454-

-77 м3 113 19,5

2. Изделия минераловатные с гофрированной структурой на 1У36.16.22-8-

синтетическом связующем 2ИГС-100 -86 м3 ИЗ 64,0

3. Маты из стеклянного штапельного волокна МС-50 Г0СТ10499-78 м3 ИЗ 14,0

4, Маты минераловатные прошивные марки MI00 Г0СТ21880-86 м3 И З 0,8

5. Шнур теплоизоляционный из минеральной ваты марки 200 ГУ36-1695-79 м3 И З 9,2
ШТН-МВ-200

Алюминиевое защитное покрытие Г0СТ21631-76

6. Толщ.1,0 м2 055 251

7. Толщ.0.8 м2 055 286,5

____ вз-Толщ, О.х.5____________________________________________________________ м2 055 249

9. Толщ.0,3 м2 055 1143

Привязан

ТП 903-1-277.90 TMI.C0
Лист

18
Мне. мо

243 42  -  f p

55 12104
Формат АЗ



Пози

ция

Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. 

Завод-изготовитель (для импортного оборудования -  страна, фирма)

Тип, марка 

оборудоаани я. 

Обозначение до

кумента и номер 

опросного листа

Единица
измерения Код завода - Код

материала

Цена

единицы

оборудо- 

вання,

тыс. руб.

Коли

чест

во

1— _______ I___

Масса

единицы

оборудо
вания,

кг

На-
мме-
нояа-
ние

Код

изготови

теля

1 2 3 4 5 6 7 8 9
■ —  ■■

10

Элемент покрытия штампованный ТУ36-2427-т81

10. Толщ. 0,8 м2 055 38,5

I I .  Толщ.0,5 м2 055 28,0

12. Толщ.0,3 м2 055 19,5
13. Ткань из стеклянных крученых комбинированных нитей Т-13 Г0СТ1917О-73 055 ПО

14. Нить стеклянная крученая комплексная ГОСТ 8325-78 кг 116 6,5

БС-10-160x1x3

15. Лента 0,7x20 ГОСТ 3560-73 кг 116 263,5

16. Лента 0,8x20 ТУ48-2Т-636-
-79 кг 116 1,1

17. Проволока 0,8 -  0 -  4 ГОСТ 3282-74 кг 116 0,65
i
\

18. Проволока 1,2 -  0 -  4 ГОСТ 3282-74 кг 116 0,8
i

19. Проволока 2 - 0 - 4 ГОСТ 3282-74 кг 116 160

20. Проволока 3 - 0 - 4 ГОСТ 3282-74 кг 116 0,5

21. Пряжка тип 1-0 T736-I492-77 кг 116 8,9

22. Пряжка тип I-A 1736-1492-77 кг 116 0,1

23. Пряжка тип П-А T736-I492-77 кг 116 0,75

24. Лента 2 х  30 ГОСТ 6009-74 кг 116 72

25. Стеклопластик рулонный 176-11-145-

-80 м 2 055 5,1

Привязан

ТП 903-1-277.90 TMI.C0
Лист

19
Инв. №

Формат АЗ



Пози

ция

Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. 

Завод-изготовитель (для импортного оборудования -  страна, фирма)

Тип, марке
Единице

измерения Код завода -  

изготови

теля

Код

оборудования,

материала

Цена 

единицы 

оборудо

вания , 

тыс. руб.

Коли

чест

во

Масса

единицы

оборудо
вания,

кг

Обозначение до

кументе и номер 

опросного листе

Не-
име-
нове»
мие

Код

t 2 3 4 5 6 7 8 9 10

26. Диафрагма тип I ТУ36-2543-63 кг 116 0,3

27. Диафрагма тип П ТУ36-2543-63 кг 116 0,07

28. Заклепка комбинированная СТД 985 ТУ36-1598-77 кг 116 2,65

29. Винт 4x12.04.019 Г0СТ10621-80 кг 116 1230

Закладные консттгагаии КИП и А

I .  Бобышка БП1-М20 х1,5 -  55 ЗКЧ-1-87 шт. 796 3 0,332

2 . Бобышка Н1-М27х1,5 -  50 ЗКЧ-И8-74 шт. 796 7 0,58

3. Бобышка БП1-М27х2-55 7-ЗКЧ-1-87 шт. 796 2 0,553

4. Бобышка ЕП1-МЗЗх2-55 9-ЗКЧ-1-87 шт. 796 6 0,724

5. Штуцер М20x1,5-50 ЗКЧ-45-70 шт. 796 2 0,23
6. Штуцер М20x1,5-100 ЗКЧ-46-76 шт. 796 6 0,19

7. Штуцер М24х1,5-50 ЗКЧ-53-76 шт. 796 2 0,32

8. Штуцер труб 1/2п -  50 ЗКЧ-48-70 шт. 796 9 0,14

9. Расширитель I I И-ЗКЯ-4-87 шт. 796 I 2,33

I___________
!1

Привязан

ТП 903-1-277.90 ТШ.С0
Лист
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Тип, марка 
оборудования. 
Обозначение 

документа и № 
опросного листа

Единица
измерения

Позиция Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. 
Завод изготовитель ( для импортного оборудования -  страна, фирма)

Наиме
нование

Код Код завода 
изготовителя

К од оборудования, 
материала

Цена 
единицы, 
тыс руб.

Копи.
честео

Масса
единицы

оборудования
кг

Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком

Ал.З Блок насосов сетевой воды БСН-2х400-105
2

27 ,лЯ 5 Насос центробежный 0 = 400 МЗ/ч, Н=105 м вод.ст. с электро- ЦН-400-105 к-т 671 363II306I207 2 2890

двигателем 4АМ-31554УЗ, Ы -  200 кВт, гь= 1500 об/мин.

23 Вентиль Ру16 Ду25 15кч18п2 шт. 796 3732П10е906 4 1.4
л . 15

24 Задвижка Ру25 Ду200 30с998нж шт. 796 374I3I707705 2 264

л.15

25 Задвижка Ру25 ДуЗОО 30с564нж шт. 796 374 I3 II16002 2 472

л.15

26 Клапан обратный Ру64 Ду200 19с38нж шт. 796 374244104608 2 153

л.15

Фланцы ВстЗспЗ:
19 1-250-10 TCCTI2B20-80 шт. 796 2 10,65

л.15

20 1-200-25 Г0СТ12820-80 шт. 796 6 13,34

л.15

21 1-300-25 Г0СТ12820-80 шт. 796 4 23,95
л.15

И нн N9

Привязан гип
Нач отд

Яидбальсд 
1Шов

Н контр

Гп спец
Рук гр

Инж.

Шитко
ТДшуров^

Шостак

иШк.
5^ц<^лк

W2K

ТП 903-1-277.90 ТМ2.С0

Спецификация
оборудования

С т а д и я Л-«СТ Л и с то в

Р I 48" "

ЛАТГИПРОПРОМ

Копировал 2¥342~i9 2 $ Формат АЗ



Позиция Наименование и техническая характеристика оборудований и матеоиалое 
Завод изготовитель ( для импортного оборудования*страна, фирма)

Тип, марка 
оборудования. 
Обозначение 

документа и N? 
опросного листа

Единица
измерения

Код завода 
изготовителя

Код оборудования, 
материала

Цена 
единицы 
тыс. руб.

Коли
чество

Масса
единицы

оборудования,
кг

Наиме'
ноаание

Код

22 Фланец 2-200-64 Г0СТ12821-80 шт. 796 4 38,5

л.15

Ал.З Блок насосов сетевой вода летний БСН-2^320-70 I

29 Насос центробежный двустороннего входа 0 = 320 мЗ/ч, Д320-70 К - Т 671 363ГЕ30051 2 1037

л.18 Н= 70 м вод.ст. с электродвигателем 4А28С62, А/= ПО кВт,

П =  3000 об/мин.

25 Вентиль Ру16 Ду25 15кч18п Ш Т. 796 3732IIICB906 4 1.4

л.18
26 Задвижка Ру25 Ду200 30с998нж шт. 796 374I3I707705 2 280

л. 18
2? Задвижка Ру25 Ду200 30с65нж шт. 796 37412II09802 2 248,7

л. 18

28 Клапан обратный Ру40 Ду200 19с47нж шт. 796 374244105309 2 220

л. 18

Фланцы ВстЗспЗ:

21,л.18 I-I50-I6 ГОСТ1282 0-80 шт. 796 2 7,81

22,л ,18 1-200-16 ГОСТ12820-80 шт. 796 2 10,1

23,л.18 1-200-25 Г0СТ12820-80 шт. 796 4 13,34

24,л,18 1-250-25 ГОСТ1282 0-80 шт. 796 4 18,94

ТП 903-1-277.90

Привязан

ИнВ N8

) ТМ2.С0
Лист

2

Копировал 2 ^ 3 4 2  -/< ?  2 5  ФоРмвг АЗ
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Позиция Наименование и техническая характеристика оборудований и материалов 
Завод изготовитель ( для импортного оборудования-страна, фирма)

Тил. марка 
оборудования. 
Обозначение 

документа и Ns 
опросного листа

Единиц*
измерения

Код оборудования 
материала

Цена
единицы 
тыс руб.

Коли
чество

Массе
единицы

оборудования,
*г

Наиме
нование

Код Код завода 
изготовителя

Ал.З Блок рециркуляционных насосов БРН-3-250-32 I

26.Л.21 Насос центробежный 0 =  250 м3 /ч , Н =  32 м вод.ст. с электро- НКУ-250 к-т 671 3631520901 3 995,0

двигателем 4A200L4, Д /=  45 КВт, п =  1500 об/мин.

20,л.21 Задвижка Ру25 Ду200 ЗОсббнж шт. 796 374I3II09802 6 97

21.Л.21 Задвижка Ру25 Ду250 30с65нж шт. 796 37413П 05304 I 103

22.Л.21 Задвижка Ру25 Ду400 30с507нж шт. 796 374I3II07003 2 565

23.Л.21 Вентиль Ру160 Ду25 15с57бк шт. 796 3742I2IG8408 5 6.4

24.Л.21 Клапан обратный Ру40 Ду200 19с47нж шт. 796 374244105309 3 167

25.Л.21 Клапан регулирующий Ру 64 Ду200 25с48-50ня шт. 796 374254П3502 I 483
17,л .21 Фланец 2-125-64 Г0СТ12821-80 шт. 796 3 16,6
18.Л.21 Фланец 2-200-64 Г0СТ12821-80 шт. 796 4 38,5
19,л .21 Фланец 4-200-64 ГОСТ12821-80 шт. 796 2 36,11

АЛ.З Блок деаэрационно-подпиточный БДАПП-50-15 I

2.Л.27 Деаэрационная колонка ДА-50 к-т 671 3II37I2I07 I 474,0
З.л.27 Охладитель вылара 0ВА-2М к-т 671 I3I36I4I0I I 181,0
4.Л.27 Предохранительное устройство ДА-50 к-т 671 I 379,0
1.Л.27 Бак деаэраторный V= 15 м3 нпсцкти к-т 671 I 3450,0

ш. Ползунова

Привязан

Инв №

ТП 903-1-277.90 ТШ.СО
Лист

3

Копировал 2%342-f9 И2 Формат АЗ
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Позиция Наименование и техническая характеристика оборудований и матеоиапов 
Завод изготовитель (для импортного оборудования-страна, фирма)

Единице
измерения

Код завода 
изготовителя

Код оборудования, 
материала

Цена
единицы 
тыс. руб.

Коли
чество

Масса
единицы

оборудования,
кг

Тип. марка 
оборудования. 
Обозначение 

документа и N» 
опросного листа

Наиме*
кование

Код

5,л.27 Насос центробежный консольный 0 = 45 мЗ/ч, Н = 30 м вод.ст. К45/30 К - Т 671 363ПЮЮ1 2 134,0

с электродвигателем 4АМП2Ш,А/= 7,5 кВт, п, = 3000 об/мин.

6 ,л.27 Подогреватель пароводяной ПП2-П-2-П 0CTI08.27I.

.105-76 к-т 671 3II3562I5808 I 600

7,л.27 Подогреватель водоводяной Р = 24 м2 12-219х4000-р-П Т7400-28-429-

-82Е К - Т 671 I 653

Фланцы:

45, л & 1-50-2,5 ГОСТ12820-80 шт. 796 I  ! 1,04
46,л.27 1-150-2,5 ГОСТ1282 0-80 шт. 796 2 3,43

47, л.27 1-50-6 Г0СТ12820-80 шт. 796 2 1,33

48,л.27 1-80-6 ГОСТ12820-80 шт. 796 3 2,44

Фланцы ВстЗспЗ:

49,л.27 1-200-6 Г0СТ1282О-80 шт. 796 I 5,89

50,л.27 1-5 0-10 Г0СТ12820-80 шт. 796 I 2,06

51, л .27 I-I25 -I0 Г0СТ12820-80 шт. 796 16 5,40

52, л.27 I-I50 -I0 Г0СТ1282О-80 шт. 796 5 6,62

53,л.27 1-32-25 ГОСТ12820-80 шт. 796 6 1,77

54,л.27 1-50-25 ГОСТ12820-80 шт. 796 18 2,71

55,л.27 1-80-25 Г0СТ12820-80 шт. 796 6 4,06
56,л.27 I - I 00-25 ГОСТ12820-80 шт. 796 14 5,02

Привязан

Инв. №

ТП 903-1-277.90 ТМ2.С0
Лист

4
Копиром»! 243?2— f9  £ 7  Форма г АЗ



Позиция Наименование и техническая характеристика оборудований и матеоиалое 
Завод изготовитель ( для импортного оборудования-страна, фирма)

Тип. марка 
оборудования.
Обозначение 

документа и Ns 
опросного листа

Единица
измерения

Код завода 
изготовителя

Код оборудования, 
материала

Цена 
единицы 
тыс. руб.

Коли
чество

Масса
единицы

оборудования,
кг

Наиме*
кование

Код

Фланцы ВстЗспЗ:

57 I-I50-25 ГОСТ12820-80 шт. 796 2 10,12

лист 27

58 1-200-25 Г0СТ12820-80 шт. 796 2 13,34

лист 27

59 I -50-16 Г0СТ12820-80 шт. 796 2 2,58

лист27

44 Фланец 2-100-64 Г0СТ12821-80 шт. 796 4 10,7

лист27

65 Вентиль Ру16 Ду15 15кч18п шт. 796 3732Ш02708 2 0,51
лист27

66 Вентиль Ру16 Ду20 15кч18п шт. 796 3732I I 102807 I 0,7

лист27

67 Вентиль Ру16 Ду25 15кч18п шт. 796 3732II102906 I 2.7

лист27

68 Вентиль Ру25 Ду32 15кч16п1 шт. 796 373212101408 2 8,0

лист28

69 Вентиль Ру25 Ду50 15кч16п1 шт. 796 3732I3I02500 9 13,0
лист

70 Вентиль Ру25 Ду80 15кч16п1 шт. 796 3732I4I02209 2 32,0
лист28

Привязан

Ина Ns

ТП 903-1-277.90 ТМ2.С0
Лист

5

Копировал 2 * 5 4 2 -1 9  Z &  Фертат АЗ



Позиция Наименование и техническая характеристика оборудований и материалов 
Завод изготовитель i для импортного оборудования -страна, фирма)

Тил. ««арка 
оборудования. 
Обозначение 

документа и N» 
опоосного листа

Единица
измерения

Код завода 
изготовителя

Код оборудования, 
материала

Цена 
единицы 
тыс. руб.

Коли
чество

Масса
единицы

оборудования,
кг

Наиме
нование

Код

72а Задвижка Ру25 Ду100 30с82нж Ш Т. 796 37412II00705 7 100,0

лист28

71 Задвижка Ру25 Ду150 30с98нж Ш Т. 796 374I2II08I06 I 140,0

лист28

72 Задвижка Ру25 Ду200 ЗОсббнж Ш Т. 796 37413П 09802 I 9 7 , 0

лист28

80 Задвижка РуЮ Ду125 ЗОчббр Ш Т. 796 372 П  5100806 7 58,5

лис1 2 8

73 Клапан обратный Ру25 Ду32 16кч9п Ш Т. 796 373232101902 I 5,8

лисг28
74 Клапан обратный Ру16 Ду50 19ч21бр Ш Т. 796 37224П 01700 I 9,13

лист28

75 Клапан обратный Ру64 Ду100 19с38нж Ш Т. 796 374242105506 2 40,8

лист28

77а Клапан регулирующий Ру16 Ду50 25ч940нж Ш Т. 796 37225П32804 I 35,0

лист28

7 8 Конденсатоотводчик Ру40 Ду32 45с13нж Ш Т. 796 37426П02604 I 2,8

лист28

79 Конденсатоотводчик Ру40 Ду50 45с13нж Ш Т. 796 37426П 02802 2 6,0

лист28

К оп и рова л 2ЧЪ92-19 29 ® °Рм ат А З



Позиция Наименование и техническая характеристика оборудований и материалов 
Завов изготовители ( для импортного оборудования-страна. фирма)

Тип. марка 
оборудования. 
Обозначение 

документа и Ns 
опросного листа

Единица
измерения

Кед оборудования, 
материала

Цена
единицы
тыс. руб.

Коли
чество

Масса
единицы

оборудования,
яг

Наиме"
нование

Код Код завода
изготовителя

А л .З Блок конденсатных засосов ЕК-2х2-26

29 Насос вихревой Q =2,0 л/с (7,2 мЗ/ч), р=0,25 Ша ЕК2/26А-У2 К - Т 671 363I9I0560 2 860

лист 34 (2,6 кгс/см2)  с электродвигателем 4АМ100$4, М =  4 кВт,

а  =  1500 об/мин.

30 Насос центробежный шестеренный 0 =  0,3 л/с (1,4 мЗ/ч), 1112-25-1,4-
лист 34 Р=1,57 МПа (15 кгс/сьй) с электродвигателем АИР80В4, -16Б-5 К - Т 671 3631921901 I 49

Л/ =  1,5 кВт, п =  1500 об/мин.

31 Водоводяной подогреватель F = 20 ь2 13-273X2000-
лист 34 -р-П ТУ400-

-28-429-82 Ш Т. 796 I 705

32 Вентиль Ру16 Ду32 15ч9п2 Ш Т. 796 3722I3I02904 2 5,15
лист 34

33 Вентиль Ру16 Ду40 15ч9п2 ШТ. 796 3722I3I03000 4 7,65

лист 34
34 Задвижка РуЮ Ду50 ЗОчббр Ш Т. 796 372II5I00509 2 18,4

лист 34

35 Задвижка РуЮ Ду150 ЗОчббр Ш Т. 796 372II5I00905 3 77,0

лист 34

36 Клапан обратный Ру16 Ду40 16чЗр Ш Т. 796 2 7,0

ТП 903-1-277.90

Привязан

Инг Ns

ТМ2.С0
Лист

7
Копирован 24342-* 7  3 0  Формат АЗ



Позиция Наименование и техническая характеристика оборудований и материалов 
Завод изготовителе { для импортного оборудования-страна, фирма)

Тил. марка 
оборудования. 
Обозначение 

документа и № 
опросного листа

Единица
измерения

Код завода 
изготовителя

Код оборудования, 
материала

Цена 
единицы 
тыс. руб.

Коли
чество

Масса
единицы

оборудования,
кг

Наиме"
нование

Код

Фланцы из стали ВстЗспЗ ГОСТ1282 0-80*

23 1-40-6 шт. 796 4 1,21

лист

24 I - 5 Q - I 0 шт. 796 4 2,06

лист

25 I - I 5 0 - 1 0 шт. 796 6 6,62

лист

26 1-200-10 шт. 796 4 8,05

лист

27 1-32-16 шт. 796 4 1,58

лист

28 I -40-16 шт. 796 12 1,96

лист

Ал.З Блок насосов орошающей воды БН0-2х20-30

15 Насос центробежный консольный 0 =5,55 л/с (20 мЗ/ч), К-20/30 к - т 671 363III007I 2 92,0

лист р=0,3 МПа (3 кгс/сьб) с электродвигателем 4AMI0Q3273,

А-/= 4 кВт, П= 3000 об/мин.

16 Задвижка РуЮ Ду50 ЗОчббр шт. 796 372115100509 4 18,4

лист

Привязан

Т П  9 0 3 - 1 - 2 7 7 . 9 0  Т Ш . С О

Копировал М Ъ Ч г -  19 31 Формат АЗ



Позиция Наименование и техническая характеристика оборудований и матвоиалов 
Завод изготовитель ( для импортного оборудования «страна, фирма)

Т и п .  марка 
о б о р у д о в а н и я . 
О бозначени е 

док ум ента  и N 9 

о п р о с н о г о  ли с та

Е ди н и ц а
изм ерения

Код оборудования^ 
материала

Ц ена
единицы  
тыс. руб .

Коли
чество

М асса 
единицы  

обор удовани я, 
кг

Наим е*
нование

К о д Код завода 
изготовителя

Клапан обратный Ру16 Ду50 19ч21бр шт. 796 37224II0I700 2 14,2

Фланцы из стали ВстЗспЗ ГОСТ12820-80*
8 1-40-6 шт. 796 2 1,21
лист
9 1-50-6 шт. 796 2 1,33
лист
10 1-5 0-10 шт. 7% 8 2,06
лист
II I-50-I6 шт. 796 4 2,58

лист

Привязан

Инв №

ТП 903-1-277.90 ТМ2.С0
П ж т

9
Копировал Z 4 3 4 2 '  &  3 2  Формат АЗ



Позиция Наименование и техническая характеристика оборудований и материалов 
Завод изготовитель | для импортного оборудования-страна, фирма)

Тип, марка 
еборудования. 
Обозначение 

документа и Ns 
опросного листа

Единица
измерения

Код завода 
изготовителя

Код оборудования, 
материала

Цена 
единицы 
тыс. руб.

Коли
чество

Масса
единицы

оборудования,
яг

Наиме
нование

Код

Оборудование и м атериалы , поставляем ы е подрядчиком

Крепежные и зд е ли я

Б о л т  M I2 х  5 5 .4 6 Г 0 С Т 7 7 9 8 -7 0 * ш т. 796 2 0 0 ,0 6 4

Б о л т  MI2 х  4 5 .4 6 Г О С Т 7 7 9 8 -7 0 * ш т. 796 4 0 ,0 5 5

Б о л т  M I2 х  5 0 .4 6 Г 0 С Т 7 7 9 8 -7 0 * ш т. 796 32 0 ,0 5 9

Б о л т  M I6 X 5 0 .4 6 Г 0 С Т 7 7 9 3 -7 0 * ш т. 796 4 0 ,1 1 4

Б о л т  M I6  х  5 5 .4 6 Г0 С Т7 7 9 & -7 0 * ш т. 796 1 12 0 ,1 1 7

Б е л т  M I6  х  6 0 .4 6 1 0 0 1 7 7 9 8 -7 0 * ш т. 796 72 0 ,1 2 5

Б о л т  M I6 х  6 5 .4 6 Г О С Т 7 7 9 8 -7 0 * ш т. 796 2 4 0 ,1 3 3

Б о л т  M I6 х  7 0 .4 6 Г 0 С Т 7 7 9 8 -7 0 * ш т. 796 2 0 0 0 ,1 4 1

Б о л т  M I6 х  7 5 .4 6 Г 0 С Т 7 7 9 8 -7 0 * ш т. 796 48 0 ,1 4 8

Б о л т  М20 х  7 0 .4 6 Г 0 С Т 7 7 9 8 -7 0 * ш т. 796 120 0 ,2 3 7

Б о л т  Г,2 0  х  7 5 .4 6 Г 0 С Т 7 7 9 8 -7 0 * ш т. . 796 48 0 ,2 4 9

Б о л т  N20 х  8 0 .4 6 Г 0 С Т 7 7 9 8 -7 0 * ш т. 796 128 0 ,2 6 1

Б о л т  N20 х  8 5 .4 6 ГО С Т7 7 9 8 -7 0 * ш т. 796 16 0 ,2 7 3

Б о л т  N24 х  5 0 .4 6 Г 0 С Т 7 7 9 8 -7 0 * ш т. 796 4 0 ,2 9 7

Б о л т  N24 х  8 5 .4 6 Г0 С Т 7 7 9 8 -7 О * ш т. 796 32 0 ,4 0 8

Б о л т  М2 4 х  9 0 .4 6 Г 0 С Т 7 7 9 8 -7 0 * ш т. 796 2 0 8 0 ,4 2 5

Копировал 2#342~(9 33 Ф о р м ат А З



Позиция Наименование и техническая характеристика оборудований и материалов 
Засад изготовитель ( для импортного оборудования-страна, фирма)

Тип. марке 
оборудования. 
Обозначение 

документа и N? 
опросного листа

Единица
измерения

Код оборудования, 
материала

Цена 
единицы 
тыс. руб.

Коли*
чество

Масса
единицы

оборудования,
кг

Наиме*
иоеаиие

Код Код завода 
изготовителя

Б о л т  Ш 1  х  9 5 .4 6 Г 0 С Т 7 7 9 8 -7 0 * ш т. 796 48 0 ,5 6 7

Б о л т  М27 х  1 0 0 .4 6 Г 0 С Т 7 7 9 8 -7 0 * ш т. 796 128 0 ,6 0 9

Б о л т  МЗО х  1 3 0 .4 6 Г 0 С Т 7 7 9 8 -7 0 * ш т. 796 104 0 ,9 4 4

Г а й к а  Ш 2 ,5 Г 0 С Т 5 9 1 5 -7 0 * ш т. 796 114 0 ,0 1 7

Г а й к а  Щ 6 ,5 Г 0 С Т 5 9 1 5 -7 0 * ш т. 796 460 0 ,0 3 4

Га й к а  Ж 0 , 5 Г 0 С Т 5 9 1 5 -7 0 * ш т. 796 302 0 ,0 6 4

Га й к а  М 2 4 ,5 Г 0 С Т 5 9 1 5 -7 0 * ш т. 796 26 8 0 ,1 1

Га й к а  Ж 7 , 5 Г 0 С Т 5 9 1 5 -7 0 Х ш т. 796 176 0 ,1 6

Га й к а  М ЗО ,5 Г 0 С Т 5 9 1 5 -7 0 * ш т. 796 136 0 ,2 3 1

Г а й к а  Ж 4 , 4 Г 0 С Т 5 9 1 5 -7 0 * ш т. 796 36 0 ,1 1

Га й к а  А М 24.25 Г 0 С Т 9 0 6 4 -7 5 * ш т. 796 64 0 ,1 3 3

Г а й к а  А М 27 .2 5 Г 0 С Т 9 0 6 4 -7 5 * ш т. 796 48 0 ,1 9 4

Га й к а  М З О ,25 Г 0 С Т 9 0 6 4 -7 5 * ш т. 796 120 0 ,2 7 7

Ш пилька А Ж 4 х  1 4 0 .5 0 ,3 5 Г 0 С Т 9 0 6 6 -7 5 * ш т. 796 32 0 ,4 4 2

Ш пилька А Ж 7  х  1 5 0 .5 0 ,3 5 Г 0 С Т 9 0 6 6 -7 5 * ш т. 796 24 0 ,6 0 3

Ш пилька АМЗО х  1 7 0 .6 0 ,3 5 Г 0 С Т 9 0 6 6 -7 5 * ш т. 796 60 0 ,9 4 5

Шайба 2 4 .2 0 Г 0 С Т 9 0 6 5 -7 5 * ш т. 796 64 0 ,0 3 2

Шайба 2 7 .2 0 Г 0 С Т 9 0 6 5 -7 5 * ш т. 796 48 0 ,0 5 3

Шайба 3 0 .2 0 Г 0 С Т 9 0 6 5 -7 5 * ш т. 796 120 0 ,0 6 7

Шайба 1 2 .0 2 Г 0 С Т 1 0 9 0 6 -7 # ш т. 796 18 0 ,0 3 4

ТП  9 0 3 -1 -2 7 7 .9 0

Привязан

Инв №

ТМ 2 .С 0

ПиСГ

I I
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Позиция Наименование и техническая характеристика оборудований и матеоиалоа 
Завод изготовитель { для импортного оборудования-страна, фирма)

Тип, марка 
оборудования. 
Обозначение 

документа и № 
опросного листа

Единица
измерения

Код завода 
изготовителя

Код оборудования,
материала

Цена 
единицы 
тыс. руб.

Коли
чество

Масса
единицы

оборудования,
кг

Наиме**
нование

Код

Шайба 16.02 Г0СТ10906-78* шт. 796 8 0,05

Шайба 24.02 Г0СТ10906-78* шт. 796 I I 4 0,105

Шайба 12.02 Г0СТИ371-78* шт. 796 4 0,006

Шайба 16.02 Г0СТП371-78* шт. 796 8 0,011

Шайба 24.02 Г0СТИ371-7835 шт. 796 28 0,067

Шайба 30.02 Г0СТ11371-78* шт. 796 8 0,05

Детали трубопроводов

Отвод П90° 4 5 x 2 , 5 Г0СТ17375-83* шт. 796 8 0,3

Отвод П90° 57 х 3 Г0СТ17375-83* шт. 796 1468П0106 19 0,6

Отвод П90° 89 х 3,5 Г0СТ17375-83* шт. 796 Т468П0П4 7 1,6

Отвод П90° 108 х 4 Г0СТ17375-83* шт. 796 I468II0II8 4 2,8

Отвод П90° 133 х 4 Г0СТГ7375-83* шт. 796 I468II0I24 10 3,8

Отвод П90° 159 х 4,5 Г0СТ17375-83* шт. 796 I468II0I32 9 6,1

Отвод П90° 219 х 6 ГОСТ17375-83* шт. 796 I468II0I40 47 14,9
Отвод П90° 273 х 7 Г0СТ17375-83* шт. 796 I468II0I48 8 30,8
Отвод П90° 325 х 8 Г0СТ17375-83* шт. 796 I468II0I56 8 43,9
Отвод П90° 426 х 10 Г0СТ17375-83* шт. 796 I468II0I70 3 121,0

Переход ПК 57x3-45 х 2,5 Г0СТ17378-83 шт. 796 2 0,2

Привязан

Инв. №
Л и ст

ТП 903-1-277.90 ТМ2.С0 12
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Тип. марка 
оборудования. 
Об:-знамени» 

дс-укента и N9 
опозсгюто листа

Единица
измерения

Позиция Наименование и техническая характеристика оборудований и материалов 
Завод изготовитель { для импортного оборудования-страна, фирма)

Наиме*
ноеание

Код Код завода 
изготовителя

1..............

Код оборудования, 
материала

Цена 
единицы 
тыс. руб.

Коли
чество

Масса
единицы

оборудования,
кг

П е р е х о д  П К  1 0 8  х  4  -  5 7 x 3 П0 С Т 1 7 3 7 8 - 8 3 * ш т . 7 9 6 1 4 6 8 4 2 0 1 6 0 4 0 , 9

П е р е х о д  П К  1 0 8 x 4  -  8 9 x 3 , 5 Г 0 С Т 1 7 3 7 8 - 8 3 * ш т . 7 9 6 1 4 6 8 4 2 0 1 5 2 4 1 , 0

П е р е х о д  1 3 3 x 4  -  8 9 x 3 , 5 Г 0 С Т 1 7 3 7 8 - 8 3 * ш т . 7 9 6 1 4 6 8 4 2 0 1 6 8 3 1 , 5

П е р е х о д  1 5 9  х  4 , 5  -  8 9 x 3 , 5 Г 0 С Т 1 7 3 7 8 - 8 3 * ш т . 7 9 6 i
1 1 4 6 8 4 2 0 1 9 0 I 1 , 8

П е р е х о д  Т 5 9  х  4 , 5  -  1 3 3 x 4 Г 0 С Т 1 7 3 7 8 - 8 3 * т т . 7 9 6 1 4 6 8 4 2 0 1 8 2 2 2 , 6

П е р е х о д  ] Ж  2 1 9 x 8  -  5 7 x 3 Г 0 С Т 1 7 3 7 8 - 8 3 * ■ ш т . 7 9 6 2 2 , 9

П е р е х о д  П К  1 3 3 x 5  -  1 0 8 x 4 Г О С Т 1 7 3 7 8 - 8 3 * ш т . 7 9 6 1 4 6 8 4 2 0 1 6 2 I 1 , 7

П е р е х о д  П К  2 1 9 x 6  -  1 0 8 x 4 Г 0 С Т 1 7 3 7 8 - 8 3 * ш т . 7 9 6 1 4 6 8 4 2 0 2 1 0 I 2 , 9

П е р е х о д  П К  2 1 9 x 6  -  1 3 3 x 4 Г О С Т 1 7 3 7 8 - 8 3 * ш т . 7 9 6 1 4 6 8 4 2 0 2 0 6 3 4 , 2

П е р е х о д  2 1 9 x 6  -  1 5 9 x 4 , 5 Г О С Т 1 7 3 7 8 - 8 3 * ш т . 7 9 6 1 4 6 8 4 2 0 2 0 2 4 5 , 3

П е р е х о д  Ж  2 7 3 x 7  -  2 1 9 x 6 Г 0 С Т 1 7 3 7 8 - 8 3 * И Т . 7 9 6 1 4 6 8 4 2 0 2 2 6 2 8 , 6

П е р е х о д  4 2 6 x 1 2  -  2 7 3 x 8 Г 0 С Т 1 7 3 7 8 - 8 3 * ш т . 7 9 6 1 4 6 8 4 2 0 2 9 2 I 2 9 , 5

П е р е х о д  Ж  4 2 6 x 1 2  -  2 1 9 x 6 Г 0 С Т 1 7 3 7 8 - 8 3 * ш т . 7 9 6 1 4 6 8 4 2 0 2 9 6 2 2 7 , 7

П е р е х о д  Ж  3 2 5 x 8  -  2 7 3 x 8 Г 0 С Т 1 7 3 7 8 - 8 3 * ш т . 7 9 6 1 4 6 8 4 2 0 2 4 6 4 1 2 , 2

П е р е х о д ы : Э С Т 3 4 - 4 2 - 7 5 4 -

4 0  х  3 2  0 9
- 8 4

ш т . 7 9 6 4 0 , 3 4

3 2  х  2 5  0 8 ш т . 7 9 6 I 0 , 4 2

3 2  х  2 0  0 7 ш т . 7 9 6 I 0 , 3

З а г л у ш к а  П 1 3 3  х  4 Г 0 С Т 1 7 3 7 9 - 8 3 * ш т . 7 9 6 I 4 6 8 5 I 0 I 2 8 I 0 , 9

З а г л у ш к а  П 1 5 9 х 4 , 5 Г О С Т 1 7 3 7 9 - 8 3 * ш т . 7 9 6 I 4 6 S 5 I 0 I 3 2 I 1 , 5

Т П  9 0 3 - 1 - 2 7 7 . 9 0

Привязан

Инв N i

тмг.со
риСТ
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Позиция Наименование и техническая характеристика оборудований и материалов 
Завод изготовитель | для импортного оборудования-страна, фирма)

Тил, марка 
оборудования. 
Обозначение 

документа и Ns 
опросного листа

Единице
измерения

Код завода 
изготовителя

Код оборудования> 
материала

Цена 
единицы 
тыс. руб.

Коли
чество

Масса
единицы

оборудования,
кг

Наиме"
нование

Код

З а г л у ш к а  П 4 2 6  х  8 Г 0 С Т 1 7 3 7 9 - 8 3 ЗЕ ШТ. 7 9 6 I 4 6 8 5 I 0 I 5 4 I 1 5 , 4

З а г л у ш к а  П 5 7  X  3 Г 0 С Т 1 7 3 7 9 - 8 3 * ш т . 7 9 6 I 0 , 2

З а г л у ш к а  П 4 5  х  2 . 5 Г 0 С Т 1 7 3 7 9 - 8 3 * ШТ. 7 9 6 I 0 , 1

Элементы к р е п ле н и я

О п о р а  Ш П 2 - 1 0 0 . 5 7 Г 0 С Т 1 4 9 1 1 - 8 2 * ш т. 7 9 6 3 1 , 2 4

О п о р а  Ш П 2 - 1 0 0 . 8 9 Г 0 С Т 1 4 9 П - 8 2 Я ш т . 7 9 6 I 1 , 1 5

О п о р а  С П П 2 - 1 0 0 . 1 0 8 Г 0 С Т 1 4 9 П - 8 2 * ш т. 7 9 6 I 1 , 6 3

О п о р а  Ш П 2 - 1 0 0 . 1 2 5 Г 0 С Т 1 4 9 П - 8 2 * ш т . 7 9 6 3 1 , 6 2

О п о р а  Ш П 2 - 1 0 0 . 1 5 0 Г 0 С Т 1 4 9 П - 8 2 * ш т . 7 9 6 I 1 , 9 7

О п о р а  Ш П 2 - 1 0 0 . 4 2 6 Г О С П 4 9 П - 8 2 55 ш т . 7 9 6 1 4 7 , 0 3

О п о р а  0 1 Ш 2 - 1 5 0 . 4 2 6 Г 0 С Т 1 4 9 1 1 - 8 2 * ш т . 7 9 6 8 8 , 5 8

О п о р а  0 П П 2 - 1 5 0 . 5 3 0 Г 0 С Т 1 4 9 П - 8 2 * ш т . 7 9 6 2 4 1 2 , 7 2

О п о р а  С П Е 2 - 5 3 0 Г 0 С Т 1 4 9 П - 8 2 * ш т .  . 7 9 6 4 8 8 , 5 3

О п о р а  2 1 9 0 7  0 С Т 3 4 - 4 2 -

-  6 2 2 - 8 4 ш т . 7 9 6 I 6 , 0

О п о р а  5 7 У - 0 1 О С Т 3 4 - 4 2 - 6 2 0 - 1

-  8 4 ш т. 7 9 6 2 0 , 4

О п о р а  2 7 3 У - 2 9 0 С Т 3 4 - 4 2 - 6 2 0 -

- 8 4 ш т. 7 9 6 4 3 , 1

ТП 903-1-277.90

Привязан

Инв. №

Т М 2 . С 0

Л и ст

1 4

Копировал 1ЧЪЧ2-19 3  7  Фермат АЗ



Позиция Наименование и техническая характеристика оборудований и материалов 
Заврд изготовитель ( для импортного оборудования -  страна, фирма)

Тип. марка 
оборудования. 
Обозначение 

документа и Ns 
опросного листа

Единица
измерения

Код оборудования, 
материала

Цена
единицы 
тыс. руб.

Коли
чество

в

Масса
единицы

оборудования,
кг

Наиме
нование

Код Код завода 
изготовителя

Трубопроводы и прочие изделия

Трубопроводы из труб ВстЗспЗ см. Т.Т. п.2 ТМ2, л .2

ф 32 х 2 Г0СТ107О4-76 м 006 55,5 1,48

ф 38 х 2 Г0СТ10704-76* м 006 13 1,78
ф 45 х 2,5 ГОСТ10704-76* м 006 10 2,62

ф 57 х 3 ГОСТ10704-76* м 006 18,8 4,0
ф 89 х 3 Г0СТ10704-76* м 006 8,0 6,36

*5 108 х 3,5 ГОСТ10704-76* м 006 6,0 9,02

^ 133 х 3,5 ГОСТ10704-76* м 006 21 11,18

ф 159 х 4,5 ГОСТ10704-76* м 006 18 17,15

ф 219 х 6 ГОСТ10704-76* м 006 21,0 31,52

ф 273x6 Г0СТ10704-76* м 006 0,5 39,52

ф 273x7 Г0СТ10704-763 м 006 7,0 45,92

ф 325 х 8 ГОСТ10704-76* м 006 14,0 62,54

Трубопровод из труб ст.20 см.Т.Т. п.4 ТМ2, л .2

ф 426 х 9 Г0СТ10704-763 м 006 8,7 92,58

ф 530 х 8 ГХТЮ704-76* и 006 32,2 102,98

Трубопровод из труб ВстЗсп2 см.Т.Т. п.5 TNE, л .2

ф 15 х 2,8 ГОСТ 3262-82 м 006 6,0 1,28

ф 25 х 3,2 ГОСТ 3262-82 м 006 11,0 2,39

Привязан

И не N9

TNR.C0
Л ист

15
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Позиция Наименование и техническая характеристика оборудований и материалов 
Завод изготовитель ( для импортного оборудования-страна, фирма)

Единица
измерения

Код завода 
изготовителя

Код оборудования, 
материала

Цена 
единицы 
тыс руб.

Коли
чество

Масса
единицы

оборудования,
яг

Тип. марка 
оборудования. 
Обозначение 

документа и N® 
опросного листа

Наиме*
нование

Код

Трубопровод из труб ВстЗсп2 см.Т.Т. п.5 ТМ2, л .2

<(25 х 4 ГОСТ 3262-82 м 006 1 . 0 2,91

Лист ромбический 5.0 м2 055 7,5 41,8

Лист 2.0 ВстЗкп4 ГОСТ19903-74 м2 055 0 , 1 15,7

Лист 5.0 ВстЗгай Г0СТ19903-74 м2 055 0,01 39,25

Лист 8.0 ВстЗпсб-1 ГОСТ19903-74 м2 055 2,83 62,8

Лист 10.0 ВстЗгай Г0СТ19903-74 м2 055 0,8 78,5

Лист 12.0 ВстЗпсб-1 ГОСТ14637-79 м2 055 0,4 94,2

Лист 20.0 ВстЗпсб-1 Г0СТ14637-79 уО. 055 1,4 157,0

Круг 12 ст.20-б Г0СТ2590-88 м 006 10,5 0,888

Круг 30 ст.20-6 Г0СТ2590-88 м 006 21,0 5,55

Уголок 50 х 50 х 5 ВстЗспЗ Г0СТ85О9-86 м 006 10,0 3,77

Уголок 90 х 90 х 7 ВстЗпсб-1 ГОСТ8509-86 м 006 9,5 9,64

Уголок 100x100x8 ЗстЗпсб-1 Г0СТ8509-86 м 006 0,8 13,5

Швеллер 10 ВстЗгай Г0СТ82 40-72* м 006 3,5 8,59
Швеллер 12 ВстЗгай ГОСТ82 40-72* м 006 45,7 10,4
Шзеллер 14 ВстЗгай ГОСТ8240-72* м 006 7,0 12,6

Копировал 24342-19 39 Формат АЗ



Позиция Наименование и техническая характеристика оборудований и матеоиапов 
Завод изготовитель ( для импортного оборудования-страна, фирма)

Тип. марка 
оборудования. 
Обозначение 

документа и N9 
опросного листа

| Единица 
измерения

Код оборудования^ 
материала

Цена 
единицы 
тыс. руб.

Коли*
чество

Масса
единицы

оборудования,
кг

1

Наиме"
иование

Код Код завода 
изготовителя

Швеллер 16 ВстЗпсб-1 ГОСТ8240-72х м 006 19,3 14,2

Швеллер 20 ВстЗпсб-1 Г0СТ8240-72* м 006 148,0 18,4

Двутавр 10 ВстЗгай ГОСТ®39-72* м 006 14,4 9,46

Двутавр 12 ВстЗкп2 Г0СТ8239-72* м 006 13,8 11,5

Двутавр 26KI ВстЗпсб-1 ГОСТ26020-83 м 006 12,8 65,2

Двутавр 26Б1 ВстЗпсб-1 Г0СТ26020-83 м 006 11,6 28,0

Паронит ПОН-2 ГОСТ 481-86 м2 055 11,0 4,0

Электроды Э-46 Г0СТ9467-75* кг 166 393,4 -

МЛХШ 60-36.6а Н=3370 ВстЗкп2 шт. 796 I 104,5

ОГПМХ эб-10,9 ВстЗгай шт. 796 2 10,5

0ГПМХ эб- I 0,36а ВстЗгай шт. 796 I 33,1

0ГПМХ эб-10.18 ВстЗкп2 шт. 796 I 18,7

ОГПМХ эб-10,12 ВстЗгай шт. 796 I 12,5
СЯТШХ эб-10,30 ВстЗгай шт. 796 I 29,0

ОГПМХ эб-10,9а 1 ,=  700 ВстЗгай шт. 796 I 10,5

ОглМЯХ 60-10,36а Н=3370 ВстЗгай шт. 796 I 17,5

Привязан

Ина. №
Л и ст

ТП 903-1-277.90 тш.со
17
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1

Позиция Наименование и техническая характеристика оборудований и матеоиалов 
Завод изготовитель ( д л я  им портного обо рудовани я-страна, фирм а)

Единица
измерения

К о д  завода 
изготовителя

К о д  оборудования> 
материала

Цена 
единицы 
тыс руб

К о л и 
чество

М асса
единицы

оборудования,
кг

Ти п . марка 
обо рудовани я. 
Обозначение 

документа и N9 
опросного листа

Наиме*
нование

К о д

ОГбМЯХ 60-10,36а Н=3370 ВстЗкп2 шт. 796 I 17,5

ОГлМЛХ 60-1012 4а Я=2100 ВстЗгай шт. 796 I 31,0

СГпМЛХ 60-10,24а Н=2100 ВстЗкп2 шт. 796 I 31,0

Конструкции теплоизоляционные и другие элементы

Изделия минераловатные с гофрированной структурой на синте - ТУ36.16.22-8-

тическом связущем 2ИГС-100 -86

328200.500-60 м 006 840,0

305800.500-70 м 006 181,5

Холстопрошивное полотно ХПС-Т-5 ТУ6-П-454-71/ м3 И З 1,36

Шнур теплоизоляционный из минеральной ваты марки 200 ТУ36-1695-79 м3 И З 0,74
\

ПГГН—?ЯВ—2 00

Маты из стеклянного штапельного волокна МС-50 Г0СТЮ499-78Л м3 И З 10,66

Алюминиевое защитное покрытие Г0СТ21631-76^

толщ. 1,0 м2 055 38,64

толщ.0,8 м2 055 238,4

толщ.0,5 м2 055 75,9

толщ.0,3 м2 055 110,7

Привязан

Инв Ns

ТП 903-1-277.90 ТМ2.С0
Л и с т
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Позиция Наименование и техническая характеристика оборудований и матеоиалое 
Завод изготовители { для импортного оборудования «страна, фирма)

Тип. марка 
оборудования. 
Обозначение 

документа и Ns 
опросного листа

Единица
измерения

Код завода
изготовителя

Код оборудования, 
материала

Цена 
единицы 
тыс. руб.

Коли
чество

Масса
единицы

оборудования,
яг

Наиме-
ноаание

Код

Элемент покрытия штампованный ТУ36-2427-81

толщ.0,3 м2 055 46,3

толщ. 0,5 м2 055 15,34
толщ.0,8 м2 055 5,73

Лента 0,7 х  20 Г0СТ3560-73* кг Ш 123,6
Лента 0,8 х  20 ТУ48-21-636-

-79 кг 116 15,82
Нить стеклянная крученая комплексная БС-10-160х1хЗ ГОСТ8325-78* кг 116 2,68
Ткань из стеклянных крученых комбинированных нитей Т-13 Г0СТ19170-73 *£ 055 134,2

Проволока 0,8-0-4 Г0СТ3282-74* кг 116 4,59
Проволока 2-0-4 Г0СТ3282-74* кг П 6 36,2

-
Лента 2x30 Г0СТ6009-74* кг 116 2,5

Г
Пряжка тип 1-0 ТУ36-1492-77 шт. 796 730
Пряжка тип I-A ТУ36-1492-77 шт. 796 382

Пряжка тип П-А ТУ36-1492-77 шт. 796 100
Винт 4x12.04.019 Г0СТ10621-80* шт. 796 3530

Заклепка комбинированная СТД-985 ТУ36-1598-77 шт. 796 1010

Диафрагма тип I ТУ36-2543-83 кг 116 0,09

Диафрагма тип П ТУ36-2543-83 кг П6 0,07

Проволока 3-0-4 Г0СТ3282-74* кг 1X6 0,05

ТП 903-1-277.90

П р м аязан

И н в Ne

0 TIG .СО
Л и с т
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Позиция Наименование и техническая характеристика оборудований и материалов 
Завод изготовитель ( для импортного оборудования-страна, фирма)

Тип, марка 
оборудования. 
Обозначение 

документа и Ns 
опросного листа

Единица
измерения

Код завода 
изготовителя

Код оборудования, 
материала

Цена 
единицы 
тыс руб.

Коли 
мество

Масса
единицы

оборудования,
кг

Наиме"
нование

Код

Стеклопластик рулонный ГУ6-П-145-80 м2 055 9,8

Лист Б-ПН-0-1,6 из ст.20 ГОСТ 16523-70 Г0СТ19904-74* кг 116 4,0

Заклёпка 4x24.37 ГОСТЮЙ99-80* шт. 796 50

Картон асбестовый КАОН 1-8 Г0СТ2850-80* кг 116 0,2

Закладные конструкции КИП и А

КИП-1 Бобышка ЕГП-М20-55 5-ЗКЧ-1-75 шт. 796 2 0,36

КИП-2 Бобышка БП1-М27-55 Ю-ЗКЧ-1-75 шт. 796 6 0,60

КИП-7 Расширитель Д57 мм 8-ЗКЧ-3-75 шт. 796 I 2,38

КИП-8 Штуцер М27x2-100 ЗКЧ-35-70 шт. 796 2 0,36
КИП-9 Штуцер М20x1,5-100 2-ЗКЧ-46-76 шт. 796 8 0,19
КИП-10 Штуцер Ш 7 у2 -1 0 0 ЗКЧ-47-70 шт. 796 7 0,56
КИП-11 Штуцер Ш  0x1,5-50 ЗКЧ-45-70 шт. 796 9 0,23

Привязан

Иие На
Лист

ТП 903-1-277.90 ТМ2.С0 20

Копировал 342 - / Р  ^  Формат АЗ



Позиция
Змея и з г о т о в и т е л е  ( д п я  импортного оборудовании-страна, фирме)

Тип. мерка 
оборудования. 
Обозначение 

документа и Ns 
опросного листа

Е д и н и ц а .
измерения

Код оборудования, 
материала

Цена 
единицы 
тыс. руб.

Коли.
честао

Месса
единицы

оборудования,
ИГ

Наиме”
ноаание

Код Код завода

Блок редукционной установки БРУ-40 5 . » 2
выпуск 4-4

Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком

Обооудование

ПОЗ Л  6 Редукционная установка Pj/P2»I.4 / 0 f6 МПа (14/6 кгс/см2) РУ-40 к-т 671 I

TMI 0 = 40 т/ч

л.21

Изделия и  материалы

I .  Задвижка ДуЗОО Ру16
30с41нж шт. 796 374I3II0II03 I

2. Клапан обратный подъёмный Ду32 Ру25
16кч9п шт. 796 373232101902 2

3. Вентиль запорный Ду32 Ру16
15кч19п1 шт. 796 3732I2I04204 14

4. Конденсатоотводчик с патрубками под приваску Дузг рудо"
45с13нж шт. 795 37426П02604 2

5. Фланец I-300-I6 ВстЗспЗ “ -----
Г0СТ1282О-85 шт. 7Э6 2

6. Фланец 1-32-16 ВстЗспЗ
шт. 796 28О Л тгмтглтт Т ОО ОС/• ФЛаН0ц 1—ос—сЭ i5CTOCuo
шт. 796 4---- -—

Привязан

Им» Ns

ТП 903-1-277.90 ТМ2.С0
Пи

21

Кооиромп 24342-79 4$ Ф ормат АЗ



Позиция
Завод изготовитель | для импортного оборудования-страна, фирма)

Тип. марка 
оборудования. 
Обозначение 

документа и Ns 
опросного листа

Единица
измерения

Код завода 
изготовителя

Код оборудования, 
материала

Цена 
единицы 
тыс. руб.

Коли
чество

Масса
единицы

оборудования,
кг

Наиме"
нояание

Код

Оборудование и материалы, поставляемые подрядчиком

Крепежные изделия

Болт MI6 х 55.58 Г0СТ7798-70* Ш Т. 796 112

Болт Щ6 х 50.58 Г0СТ7798-70* ш т. 796 16

Гайка MI6.5 Г0СТ5915-70* Ш Т. 796 128

Детали трубопроводов

Отвод П90° 273x7 ГОСТ17375-8^ ш т. 796 I468II0I48 I 30,8

Отвод П90° 325x8 Г0СТ17375-83* ш т. 796 E468II0I56 I 43,9

Отвод П90° 377x10 ГОСТ17375-83s ш т. 796 [468П0164 I 74,6

Заглушка 38 х 3 Г0СТ17379-83* ш т. 796 E4685I0I06 I 0,1

Элементы крепления

Опора 273 -  09 0СТ34-42-622-

-84 ш т. 796 I 6,2

Опора 325-12 ОСТ34-42-622-

-84 ш т. 796 I 16,7

Копировал Z 4 6 4 Z~ 1 9  4 5  Формат АЗ



Позиция Наименование и техническая характеристика оборудований и материалов 
Завод изготовитель {для импортного оборудования-страна, фирма)

Тип, марка 
оборудования. 
Обозначение 

документа и N9 
опросного листа

Единица
измерения

Код оборудования 
материала

Цена 
единицы 
тыс. руб.

Коли.
честео

Масса
единицы

оборудования,
яг

Найме*
нование

Код Код завода 
изготовители

Опора 377-14 0СТ34-42-622-

-82 шт. 796 I 22,9

Опора ШБ2-38 Г0СТ149П-82? шт. 796 4 1.6

Трубопроводы й прочие изделия

Трубопроводы из труб ст .20  см .Т .Т . п.2 ТМ2, л .2 Г0СТЮ704-76*

/ 273 х 5 м 006 1 . 0

4 325 х 6 м 006 3,5

4 377 х 6 м 006 1 . 0

4 38 х  2 ,5 м 006 18,0

Уголок 100x100x8 ВстЗсп5 10СТ8509-86 м 006 0,6 12,2

Швеллер 12 ВстЗпсб Г0СТ8240-72* м 0 06 30,0 10,4

Швеллер 10 ВстЗпсб Г0СТ8240-72* к 006 5,0 8,59

Лист 5 ВстЗпсб Г0СТ19903-80* м2 055 1 . 0 39,25

Лист 2 ВстЗкд2 Г0СТ19903-80* м2 055 0 , 1 15,7

Паронит П0Н-2 ГОСТ 481-80* м2 055 0,4 4,0

Электроды Э-46 Г0СТ9467-75* кг 166 9,0

П рим ин

Ина Ns
Лист

ТП 903-1-277,90 TM3.C0
23

Копировал *f€  Формат АЗ



Позиция Наименование и техническая характеристика оборудований и материалов 
Завод изготовитель ( для импортного оборудования -  страна, фирма)

Единица.
измерение

Код завода 
изготовителе

Код оборудование; 
материала

Цене 
единицы 
тыс. руб.

Коли*
чество

NVacca 
единицы 

оборудования, 
к г

Тип. марка 
оборудования. 
Обозначение 

документа и N» 
опросного листа

Наиме*
нование

Код

кпчг'.'гтгтттпт трплонзолятгонные и другие .элементы

Шнур теплоизоляционный марки 200 м3 п з 0,7

Алюминиевое защитное покрытие толщиной 0,5 м2 055 20,2

Изделия минераловатные с гофрированной структурой

2ИГС-100 328200.500-60 м 006 29,0

305800.500-70 м 006 5,0

Закладные конструкции КИП и А

КИП-1 Штуцер М2 0 х 1,5-100 I  ЗКЧ-46-76 шт. 796 2 0,19

КШ-2 Бобышка ЫП-МЗЗх2-100 10 ЗКЧ-1-87 шт. 796 I 1,104

КИП-3 Бобышка БП1-М22х1,5-55 5 ЗКЧ-1-87 шт. 796 т 0,361

КИП-4 Штуцер М20x1,5-100 I  ЗКЧ-46-76 И Т . 796 2 0,13

КИП-5 Штуцер М24x1,5-50-1 5 ЗКЧ-53-76 шт. 796 I 0,24

ТП 903-1-277.90

Привязан

И н в . Г4а

ТМ2.С0
Лист

24

Копиром л  2^31/2-19 4 7  Формат АЗ



Позиция Наименование и техническая характеристика оборудований и матеоиалое 
Завод изготовитель { для импортного оборудования-страна, фирма)

Тил. марка 
оборудоаания. 
Обозначение 

документа и № 
опросного листа

Единице
измерения

Код оборудования, 
материала

Цена 
единицы 
тыс руб.

Коли-
честоо

Масса
единицы

оборудования,
тг

Наиме*
иоаание

Код Код завода 
иэготоаителя

Кпупноблэчная леаэоаттионно-питательная установка 5 m

КБДПУ-100-114 выпуск 1-6

Обовулование и матеоиалы. поставляемые заказником

Обооудование

Поз.8-1 Бак деаэраторный V  = 25 м3 TI86.05.00.

.000СБ к-т 671 I 4650

т м т ,л : г ] Колонка деаэрационная ДА-100 к-т 671 3II37I2I0809 I 670

Поз.8 - 2 Сепаратор непрерывной продувки ДуЗОО 0CT24.838.il К -Т 671 5764501 ЗП336П2104 I 297

ТЩ

л .21

Поз.8-3 Подогреватель водоводяной ? = 5 иО,

ТЩ 0 = 20 ...40  т/ч К-Т 671 I 280
л.21

Поз.8-4 Охладитель выпара 0ВА-8 К-Т 671 I3I36I4I02 I 431

ТМГ

л.21

Поз.8-5 Насос центробежный питательный ЦНСГ-38-198 к-т 671 3 1290

ТЩ Q = 6,9 + 10,6 л/с (25 + 38 мЗ/ч), Р=1,98 МПа (19,8 кгс/сий)

л.21 с электродвигателем 4АШ00L-2, Л/=45 кВт, /ь 3000 об/мин.

Привязан

Ине- Ne

ТП 903-1-277.90 ТМ2. СО
Лист

25

Копиромп 24342-19 48 Формат АЗ



Позиция
Завод изготовители (для импортного оборудования «страна, фирма)

Единица.
измерения

Код завода 
изготовителя

Код оборудования, 
материала

Цене 
единицы 
тыс. руб.

Коли*
чество

Масса
единицы

оборудования,
кг

Тип. маржа 
оборудования. 
Обозначение 

документа и N9 
опросного листа

Наиме'
ноаание

Код

Поз.8-6 Насос конденсатный консольный 0 = 3,33 л/с (12 мЗ/ч), Кс-12-50/2 К -Т 671 I 315

ТМГ Р=0,5 МПа (5 кгс/см2) с электродвигателем 4AMI00L-2,

л .21 А/ = 5,5 кВт, а  = 3000 об/мин.

Поз.8-7 Бак нижних точек V = 2,5 м3 ОСТ 34-42-560-82 TI68.03.00.

TMI .000 К -Т 671 I 375

л.21

Предохранительное устройство ДА-100 К -Т 671 I 1035

Таль 1-0,5-3 ГОСТ 2799-75* К -Т 671 I

Кошка 0,5А ГОСТ 47-63 К-Т 671 I

Изделия и

Вентили, запорные муфтовые:

I .  Ду25 Ру16 15кч18п1 шт. 796 3732 ГЕ102906 3

2. ЛзгХ5 Ру16 15кч18п шт. 796 37321I I  ее 7 08 п

Вентили запорные фланцевые:

3. Ду50 Ру40 15с22нж шт. 796 3742I4I03I00 5

4. Ду32 Ру16 15кч19п1 шт. 796 3732I2I04204 3

Копировал 14342-19 49 Формат АЗ



Тип. марка 
оборудования. 
Обозначение 

документа и N» 
опросного листа

Единица.
измерения

Позиция Наименование и техническая характеристика оборудований и матеоиалов 
Завод изготовитель | для импортного оборудования -  страна, фирма)

Наиме*
нование

Код Код завода 
изготовителя

Код оборудования, 
материала

Цена 
единицы 
тыс руб.

Коли
чество

Месса
единицы

оборудования,
«г

Клапаны обратные:

5. Ду50 РубЗ 19с38нж шт* 796 37424II05500 3

6. Ду100 Ру16 19ч21бр шт. 796 372242102704 I

7. Ду100 РубЗ 19с38нж шт. 796 374242105506 3

8. Ду80 Ру16 19ч21бр шт. 796 372242102605 I

Клапаны регулирующие:

9. Ду50 Ру64 Т-336 шт. 796 I

Задвижки:

10. Ду250 Ру16 30с41нж1 шт. 796 37413П 01004 I

I I . Ду200 Ру16 30с41нж1 шт. 796 37413Ш1606 I

12. Ду150 Ру16 30с41нж1 шт. 796 37412I I 03303 4

13. ДуЮО Ру16 30с41нжГ шт. 796 374I2II03204 7

14. Ду50 Ру10 ЗОчббр шт. 796 372II5I00509 6

15. Ду80 РуЮ ЗОчббр шт. 796 372II5I00608 6

16. ДуЮО РуЮ ЗОчббр шт. 796 372II5I00707 6

17. Ду125 РуЮ ЗОчббр шт. 796 372II5I00806 I

18. Вентиль фланцевый Ду20 Ру16 15кч18п1 шт. 796 3732III02807 8

19. Диафрагма дооссельная Ду50 к-т 671 I

20. Диафрагма дооссельная Ду20 к-т 671 4

Фланцы ВстЗспЗ ГОСТЕ 821-80*

21. 1-50-40 шт. 796 26 2,81

ТП 903-1-277.90

Привязан

Инв. Ns

B E .СО
Лист

27

Копировал 143^2-19 SO Формат АЗ



Единица.
измерения

Позиция Наименование и техническая характеристика оборудований и материалов 
Завод изготовители j для импортного оборудования-страна, фирма)

Тип. марка 
оборудования. 
Обозначение 

документа и N* 
опросного листа

Наиме*
нование

Код Код завода 
изготовителя

Код оборудования, 
материала

Цена 
единицы 
тыс руб.

Коли
чество

Масса
единицы

обору"ования,
кг

Фланцы ВстЗспЗ Г0СТ12821-803

22. 1-32-16 ШТ. 7% 6 1,58

23. I-I00-I6 ШТ. 796 22 4,73

24. I-I00-40 ШТ. 796 6 7,4

25. I-80-I0 ШТ. 796 38 3,19

26. I-250-I6 ШТ. 796 2 14,49

27. 1-200-16 ШТ. 796 3 10,10
28. I-I50-I6 ШТ. 796 16 7,81

29. I-50-I0 ШТ. 796 16 2,06

30. I-I00-I0 ШТ. 796 20 3,96

31. I-I25-I0 ШТ. 796 2 5,4
32. 1-2 0-10 ШТ. 796 24 0,74

33. I-I00-25 ШТ. 796 4 5,92

34. 1-50-25 ШТ. 796 4 2,71

35. 1-40-6 ШТ. 796 I 1,21

36. 1-50-2,5 ШТ. 796 2 1,04

со • 1-50-6 ШТ. 796 3 1,33

38. I-25-I6 ШТ. 796 24 1,17

39. 1-250-6 ШТ. 796 I 7,67

40. I-I00-6 ШТ. 796 2 2,85

41. 1-100-2,5 ШТ. 796 2 3,61

Копировал Ш 4 2 - У 9  51 Формат АЗ



Поэиция Наименование и техническая характеристика оборудований и м атериалов 
З а в о д и зго тови теле | д л я  им портного о б о р у д о в а н и я -стр а н а , ф ирм е)

Т и л .  марка 
о бо рудо в ани я . 
Обозначение 

докум ента и N? 
опросного листа

Единица
измерения

К о д  завода 
изготовителя

К о д  о бо рудо в ани е 
материала

Цена 
единицы 
ты с  руб.

К о л и 
чество

I

М асса
единицы

оборудования,
яг

Наиме*
кование

К о д

Обооудование и матепиалы, поставляемые псытядчиком

Крепежные изделия

Болты ГОСТ7798-70*

I .  MI2 х 45.58 шт. 796 104 0,055

2 . MI2 х 50.58 шт. 796 20 0,059

3. MI2 х 55.58 шт. 796 96 0,064

4. Г.П6 х 55.58 шт. 796 104 0,117

5. MI6 х 60.58 шт. 796 152 0,125

6. Ж 6 х 65.58 шт. 796 172 0,133

7. MI6 х 75.58 шт. 796 208 0,148

8. MI6 х 80.58 шт. 796 104 0,150

9. М20 х 85.58 шт. 796 196 0,273

10. М20 х 110.58 шт. 796 48 0,333

I I .  М24 х 90.58 шт. 796 48 0,425

Гайки Г0СТ5915-70*

12. MI2,5 шт. 796 220 0,051

13. MI6.5 шт. 796 740 0,039

14. М20.5 шт. 796 244 0,064

М24.5 шт. 796 48 0 ,П 0

ТП 903-1-277.90

Привязан

Имя Ns

т ь с . с о

Л и ст

29

к.опиромп 34  2 - 1 9  5 2 Формаг АЗ



Позиция
Ззвод изготовителя ( для импортного оборудования-страна, фирма)

Единица
измерения

Код завода
изготовителя

Код оборудования, 
материала

Цена 
единицы 
тыс. руб.

Копи.
чество

Масса
единицы

оборудования,
хг

Тип. марка 
оборудования. 
Обозначение 

документа и Ns 
опросного листа

Наиме
нование

Код

15. Муфта 25 ГОСТ 8966-75 шт. 1л 796 I
1 -

16. ВДта 15 Г0СТ8966 -75 шт. 796 9

17. Сгон 25 ГОСТ 8969-75 шт. 796 I

18. Сгон 15 ГОСТ 8969-75 шт. 796 ! 9

19. Контргайка 25 ГОСТ 8968-75 шт. 796 I  j

20. Контргайка 15 ГОСТ 8968-75 шт. v96 ^ i

21. Ниппель 15 ГОСТ 8967-75 шт. 7% 2

Детали трубопроводов \

i__________  ̂ Отводы: ГОСТ17375-8^

[ I .  П90° 57 х 3,0 шт. 796 I468II0IC6 25 0,5

| 2. П45° 57 х 3,0 шт. 796 1468П 0704 3 0,3

! 3. П90° 89 х 3,5 шт. 796 1468ПСИ4 30 1,4

| 4. П45с 89 X 3,5 шт., 796 I468II07I2 15 0,7

I 5. П90О 75 х  3,5 шт. 796 I468H 0II0 I 1,0

j  | 6. П90с 108 х 4,0 ПТ. 726 1468П0П8 25 2,5

{ j 7. П60° 108 х 4,0 ШТ. 796 1468П0416 13 1,7

8. П45° 103 х 4,0 шт. 795 I468II0716 7 1,3

9. П90° 159 х 4,5 шт. 796 1468П0132 12 6,1

Frk

И ч а №

ГП 903-1-277.90 т :,е . со

Л,.ст

Копировал 2^/3 <j О- 19 S 3  Формат АЗ



Позиция Наименование и техническая характеристика оборудований и матеоиалов 
Завод изготовитель ( для импортного оборудования «страна, фирма)

Тип. марка 
оборудования. 
Обозначение 

документа и Ns 
опросного листа

Единице
измерения

Код завода 
изготовителя

Код оборудования, 
материала

Цена 
единицы 
тыс. руб.

Коли.
честно

* ~

Масса
единицы

оборудования,
иг

Найме”
кование

Код

Отводы Г0СТ17375-83*

10. П90° 133 х 4,0 ШТ. 796 1468П0124- 2 3,8

I I .  П60° 133 х 4,0 шт. 796 I468II0424 I 2,5

12. П90° 219 х 6,0 ШТ. 796 I468II0I40 7 14,9
Переходы ГОСТ17378-8^
13. К 89 х 3,5 - 57 х 3,0 шт. 796 1468420142 3 0,6

14. К 89 х 3,5 -  45 х 2,5 шт. 796 I468420I48 I 0,6

15. К 89 х 3,5 -  76 х 3,5 шт. 796 1468420136 I 0,6

16. К 108 х 4,0- 76 х 3,5 шт. 796 1468420156 I 0,9

17. К 159 х 4,5 -  108 х 4,0 шт. 796 1468420186 3 2,4

18. К 108 х 4,0 -  89 х 3,5 шт. 796 1468420152 4 1,0

19. К 218 х 6,0 -  108 х 4,0 шт. 796 146842 02 10 I 2,9

20. К 219 х 6,0 -  159 х 4,5 шт. 796 1468420202 I 5,3

21. К 273 х 7,0 -  159 х 4,5 шт. 796 1468420232 I 8,1

Заглушки ГОСТ17379-83*

22. 133 х 4,0 шт. 796 1468510128 2 0,9

23. 159 х 4,5 шт. 796 1468510132 I 1,5

24. 57 х 3,0 шт. 796 1468510П2 I 0,2

Тройники Г0СТ17376-8^

25. 57 х 3,0 шт. 796 I4682I0I00 2 0,8

26. 108 х 4,0 шт. 796 14682ЮП6 7 i 3,2

Привязан

Ина. N9

ТП 903-1-277.90 ТШ.СО

Копиром!» 243^2-49  5 У  Формат АЗ
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Позиция
Завод изготовитель (для импортного оборудования «страна, фирма)

Единице
измерения

Код завода 
изготовителя

Код оборудования, 
материала

Цена 
единицы 
тыс. руб.

Коли*
чество

Масса
единицы

оборудования,
яг

Тип. маояа 
оборудования. 
Обозначение 

документа и Nf 
опросного листа

Наиме*
ноаание

Код

Тройники ГОСТ17376-8?

27. 89 х 3,5 -  57x3,0 шт. 796 14682I 0516 I 1,9

28. 108 X.4,0 -  89x4,0 шт. 796 1468210520 8 3,1

29. 133 х 4,0 -  108 X 4,0 шт. 796 1468210528 6 4,1

30. 219 х 6,0 -  159x4,5 шт. 796 1468210548 2 13,2

Элементы крепления

Опоры Г0СТ14911-82*

X. СПЕ2—25 шт. 796 2

2. 0ПЕ2-57 шт. 796 2

3. 0ПБ2-89 шт. 796 4

4. 0ПБ2-Ю8 шт. 796 6

5. 0ПЕ2-159 шт. 796 2

6. Опора 57 0СТ34-42-622-
-84 шт. 796 I

7. Опора 108 04 0СТ34-42-

-622-84 Е Т . 796 I

8. Опора 133 05 0СТ34-42-

-622-84 ш т. 796 3

Привязан

|Ииа. Na _____
Лист

ТП 903-1-277.90 ТГуБ.СО 32

Копировал 24342-19 55  Формат АЗ



Позиция Наименование и техническая характеристика оборудований и матеоиалоа 
Завод изготовителя | для импортного оборудования-страна, фирма)

Тип. марка 
оборудования. 
Обозначение 

документа и N? 
опросного листа

Единица
измерения

Код завода 
изготовителя

Код оборудования, 
материала

Цена 
единицы 
тыс. руб.

Коли.
честао

1 * _

Масса
единицы

оборудования,
шг

Наиме*
моваиие

Код

9. Опора 159 06 0СТ34-42-

-622-84 шт. 796 2

10. Опора 133у 05 ОСТ34-42-

-615-84 шт. 796 2

Тотбопооволн и тэочие изделия

Трубопроводы из труб ВстЗспб ГОСТ 1050-74 Г0СТ10704-76}

I .  ^ 273 х 7 м 006 I 45,92

2. / 219 х 6 м 006 20 31,52

3. А 159 х 4,5 м 006 32 17,15

4. 6 133 х 3,5 м 006 12 П  ,18

5. А 108 х 3,5 м 006 30 9,02

6. А 89 X 3,5 м 006 30 7,38

7. ^ 5 7 x 3 м 006 40 4.0

8. А 38 х  2 м 006 8 1,78

9. А 32 х 2 м 006 15 1,48

10. А 25 х 2 м 006 8 I.I3

Трубопэовод из труб ВстЗспЗ ГОСТ 3262-82

I I .  А 20 х 2,8 м 006 8 1,66

12. А 15 х 2,8 м 006 32 1,28

ТП 903-1-277.90

Привязан

Ина. Ns

тмг.со
Лист

33



Позиция Наименование и техническая характеристика оборудований и материалов 
Завод изготовителе | д ля  импортного оборудования-страна, фирма)

Единица
намерения

К о д  завода 
изготовителя

К о д  оборудования, 
материала

Цена 
единицы 
тыс. руб.

Кепи*
нество

Масса
единицы

оборудования,
кг

Ти п. марка 
оборудования. 
Обозначение 

документа и М» 
опросного листа

Наиме*
новаиме

К о д

Уголки ГОСТ 8509-36

13. 25 х 25 х 3 м 006 12,5 1,12

14. 75 х 75 х 6 м 006 46,9 6,89

15. 100 х 100 х 7 м 006 25,2 10,8

16. 50 х 50 х 5 м 006 6,7 3,77

Листы Г0СТ199ОЗ-74*

17.

осоII 1& 055 13 62,8

18. 10,0 м2 055 4,6 78,5

19. 6  = 6,0 м2 055 1,15 47,1

20. СГ= 2,0 м2 055 0,2 15,7

21. сГ= 20,0 м2 055 0,2 157,0

22. Лист ромбический К-ПУ-5,0 Г0СТ8568-77* м2 055 30,3 42,3

23. Паронит ГОСТ 481-80* м2 055 4,0 4,0

24. Электроды Э-46 Г0СТ9467-75* кг - 39

Швеллера ГОСТ8240-72*

25. № 10 м 006 10,2 8,59

26. й  16 м 006 132 14,2

27. № 20 м 006 16 18,4

28. Л 22 м 006 0,9 21,0’

29. № 27 м 006 25,7 27,7

•
! о

 
со # 14 м 006 0,3 12,3

Привязан

Инв. Ns

Л и ст
ТП 903-1-277.90 ТГЛ2.С0 34

Колировал 2УЗЦ2 - j j  57^ Формат АЗ



Позиция Наим оном иие и техническая характеристика оборудований и матеоиалов 
Завод изготовителе ( д л я  импортного оборудования •страна, фирма)

Ти п. марка 
оборудования. 
Обозначение 

документа и Ns 
опросного листа

Единице
измерения

К о д завода 
изготовителя

К о д  оборудования^ 
материала

иена 
единицы 
ты с руб.

К о ли » 
мество

_______ _ 1 г

Массе
единицы

оборудовании,
« г

Наиме*
ноеание

к о д

31. Швеллер неравнополочный 50 х 40 х 12 х 2,5 ГОСТ 8281-80 м 006 41 1,83

Двутавры Г0СТ8239-72*

32. № 22 м 006 2,6 24

33. »  24 м 006 5,3 27,3

34. Я 24М м 006 4,9 38,3

35. $  27 м 006 127 31,5

36. Круг ^  26 Г0СТ2 590-88 м 006 7,8 1,58

37. Полоса 80x6 ГОСТ 103-76* м 006 12 3,77

38. Полоса 140 х 4 ГОСТ 103-76* м 006 7,8 4,40

39. Полоса 100x10 ГОСТ 103-76* м 006 0,6 9,42

40. Марш лестничный MJDQ3 60-30,6 £ Серия 1.450. I

41. Марш лестничный ЖХШ 60-24,6 1 3-3, вып.1 I

42. Ограждение лестничного марша ОГлМЛХ 60-10.30 [ I

43. Ограждение лестничного марша ОГлМЛХ 60-10.24 ( Серия 1.450. I

•44. Ограждение лестничного марша ОГпЖХ 60-10.30 ( 3-3 I

45. Ограждение лестничного марша ОГпМЛХ 60-10.24 { выпуск I I

ТП 903-1-277.90

Привязан

Инв. Ne

ТМ2.С0
Лист

35

Копировал 143 42 -19 Т в  Формат АЗ



Позиция
Зввод изготовителе { для импортного оборудования -  страна, фирма)

Единица
измерения

Код завода 
изготовителя

Код оборудования, 
материала

Цена 
единицы 
тыс руб.

Коли
чество

Масс*
единицы

оборудования,
кг

Тип. марка 
оборудования. 
Обозначение 

документа и N» 
опросного листа

Наиме
нование

Код

Конструкции теплоизоляционные и другие элементы

Изделия минераловатные с гофрированной структурой на синте- T736.I6.22.8-

тическом связующем 2ИГС-100 -86

I .  735000.500-60 М 006 576202 735

2. 30000.500.70 М 006 576202 30

3. Маты минераловатные прошивные 2М-100 Г0С121880-86 м3 и з 576212 4

4. Холстопрошивное полотно ХПС-Т-5 ТУ6-11-454-7' м3 ИЗ 595280 3

Алюминиевое защитное покрытие Г0СТ21631-76*

сл • и о 00 1 м2 055 18Ш 0 95

6. 5 =  0,5 у2 055 18Ш 0 252

7. Элемент покрытия штампованный ТУ36-2427-81

юоII
О

) м2 055 18Ш 0 21

8. Лента 2 х 30 стЗпс Г0СТ6009-74* кг 116 093500 1200

9. Лента 3 х 30 стЗпс Г0СТ6009-74* кг П6 093500 180

10. Лента 0,8 х 20 ТУ48-21-636-
-  79 кг 116 I8 II I0 100

I I .  Лист АДШ-1 Г0СТ21631-76* кг 116 090202 П О

12. Лист АИН-0,8 Г0СТ21631-76* кг 116 090202 640

13. Лист АШ -0 ,5 Г0СТ21631-76* кг 116 090202 420

Привязан

Инв. Na

ТП 903-1-277.90 ТМ2.С0
Лист

36
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Позиция Нои/ еиоеание и техническая характеристика оборудований и материалов 
Зевая изготовителе { для импортного оборудования-стране, фирма)

Тип. марка 
оборудования. 
Обозначение 

документа и Ns 
опросного листа

Единица
измерения

Код эаяода 
изготовителя

Код оборудования, 
материала

Цена
единицы 
тыс. руб.

Коли
чество

1

Масса
единицы

оборудования,
иг

Наиме"
ноаание

Код

14. Лист Б-ПН-0-1,6 ст.20 ГОСТ 16523-70 Г0СТ19904-74 кг 116 090202 0,5

15. Картон асбестовый КАОН 1-8 Г0СТ2850-80* кг 116 257631 I I

Проволока Г0СТ3282-74Х

16. 3-0-4 кг 116 I2 II00 3

17. 2-0-4 кг 116 121100 200

18. 0,8—0-4 кг 116 I2 II00 3,5

19. 4-0-4 кг 116 121100 0 ,1

Пряжки ТУ36-1492-77

20. тип I-A кг 116 I8 II I0 6,8

21. тип П-А кг 116 I8 II I0 360

22. Уголок 32 х 32 х 3 ГОСТ 8509-86 кг 116 093200 50

23. Болт M8-30.36.0I9 Г0СТ7798-7О* кг 116 12 8100 12

24. Гайка M8.4.0I9 ГОСТ10621-8(? кг 116 I28I00 7
25. Винт 4 х 12.04.019 ГОСТ10621-80* кг I I 6 12 8401 10

26. Заклёпка 4x24.37 ГОСТ10299-803 кг I I 6 128500 0 ,1

27. Заклепка комбинированная СТД 985 ТУ36-1598-77 шт. 796 128500 2000

28. Диафрагма тип П ТУ36-2543-83 шт. 796 18П10 310

29. Нить стеклянная крученая комплексная
БС-10-160 х I  х 3 ГОСТ8325-78 кг 116 595220 0,06

Привязан

Иив. N8
Л ист

ТП 903-1-277.90 тмг.со 37

Копировал (50* Ф°РМ*Т *3
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Позиция Наименование и техническая характеристика оборудований и матеоиапов 
Завод изготовители I для импортного оборудования «страна, фирма)

Единице
измерения

Код завода 
изготовителя

Код оборудования, 
материала

Цена 
единицы 
тыс. руб.

Коли 4* 
чество

Масса
единицы

оборудования,
КГ

Тип. марка 
оборудования. 
Обозначение 

документа и N? 
опросного листа

Наиме*
нование

Код

Закланные к о н с т о у к г о ш  КИП и А

I .  Патрубок ЗКЧ-99-74 ВТ. 796 4
2. Штуцер М20x1,5-50 ЗКЧ-46-76 ВТ. 796 4
3. Колпачок М24 х 1,5 3K4-3I-75 шт. 796 4

4. Колпачок М20x1,5 3K4-3I-75 шт. 796 10

5. Колпачок М27x2 3K4-3I-75 шт. 796 2

6. Прокладка 18 ЗКЧ-36-76 шт. 796 10

7. Прокладка 22 ЗКЧ-36-76 шт. 796 8

8. Прокладка 24 ЗКЧ-36-76 шт. 796 4

9. Штуцер М27x2-100 ЗКЧ-35-70 шт. 796 2
10. Штуцер М20x1,5-50 ЗКЧ-ЗЗ-76 ВТ, 796 7

I I .  Штуцер М24x1,5-50 ЗКЧ-53-76 шт. 796 4

12. Пробка ШУЕ 7 х 2 ТУЗб ,1144-75 шт. 796 6

13. Пробка ПМ20х1,5 ТУ36.1X44-75 шт. 796 3

14. Бобышка НП-М27х2-55 7-ЗКЧ-1-87 шт. 796 10

15. Штуцер Ш0х1,5-50 ЗКЧ-45-70 шт. 796 10

16. Расширитель 3 З-ЗКЧ-З-87 шт. 796 I

17. Штуцер Ш0х1,5-100 ЗКЧ-46-76 шт. 796 I
18'. Штуцер М27 х 2-10 ЗКЧ-47-70 шт. 796 I

19. Штуцер Труб 1/2"-50 ЗКЧ-48-70 шт. 796 I

Привязан

Иив. Na

ТП 903-1-277.90 ТШ.С0
Лист

38

Копировал 243 $2-  /9 £>1 Формат АЗ
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Позиция Наименование и техническая характеристика оборудований и матеоиалов 
Завод изготовители [ для импортного оборудования -  страна, фирма)

Единица
измерения

Код завода 
изготовителя

Код оборудования^ 
материала

Цена 
единицы 
тыс. руб.

Коли*
чество

Масса
единицы

оборудования,
кг

Тип. марка 
оборудования. 
Обозначение 

документа и N» 
опросного листа

Наиме”
новаиие

Код

Изделия и материалы, поставляемые подрядчиком

Крепежные изделия

Болты Г0СТ7798-70

I .  MI6 х 60.46 шт. 796 16 0,125

2 . MI6 х 55.46 шт. 796 24 0,117

Гайки Г0СТ5915-70

3. М8.5 шт. 796 28 0,006

4. MI6.5 шт. 796 40 0,034

Летали трубопроводов 1

Отводы Г00Т17375-83

I .  90° 57 х 3 шт. 796 1468П0108 14 0,6

2 . 90° 108 X 4 шт. 796 1468П0П8 6 2 ,8

3. Переход KI08 х 4 -  89 х  3,5 Г0СТ17378-83 шт. 796 1468420152 4 1 ,0
t

Трубопроводы и поочие изделия

Трубопроводы из труб из стали ВстЗсп4 ГОСТ 380-88 Г0СТ10704-76

Привязан

Иив. Ns

ТП 903-1-277.90 ТЛЕ.СО
Лист

40
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Позиция Н м  «иование и техническая характеристика оборудований и материалов 
Змее изготовители | для импортного оборудования -  страна, фирма)

Тип. марка 
оборудования. 
Обозначение 

документа и Nr 
опросного листа

Единица
намерения

Код завода 
изготовителя

Код оборудования, 
материала

Цена 
единицы 
тыс руб.

Коли
чество

Масса
единицы

оборудования,
яг

Наиме*
ноаание

Код

X. 5 7 x 2 ,5 м 006 17,7 3,36

2. 89 X  3 м 006 5,0 6,36

3. 108 х 3,5 м 006 9,1 9,02

4. Смола ЭД-20 Г0СТ10587-84 кг 166 13,0 -

5. Полиэтиленполиамин ТУ6-С2-594-7С кг 166 1,32 -

6. Дибутилфталат Г0СТ8728-88 кг 166 1,52 -

'• Гг.—■ ^-4 ГОСТ 7828-80 кг 166 3,8 -

8. Графят ГОСТ 8295-73 кг 166 3,92 -

9. Эмаль ПФ-115 ГОСТ 6465-76 кг 166 5,8 _

10. Круг 8-В из стали ВстЗкп4-П ГОСТ 535-88 ГОСТ 2590-88 м 006 6,9 0,395

11. Уголок 50х50х5-Б из стали ВстЗспЗ- I  ГОСТ 535-88 ГОСТ 8509-86 м 006 4,2 3,77

12. Полоса 20 х 5 из стали ВстЗкп2 ГОСТ 535-88 ГОСТ 103-76 м 006 3,2 0,79

13. Паронит ПОН-2 ГОСТ 481-80 м2 055 0,23 4,0

14. Электроды Э-46 ГОСТ 9467-75 кг 166 5,2 -

ТП 903-1-277.90

Привязан

Инв. №

таг. со Лист

41
Копиромп 29342-19 ,  Формат АЗ



Позиция Наимамомниа и техническая характеристика оборудований и матеоиелоа 
Завод изготовители ( для импортного оборудования -  страна, фирма)

Единиц»
измерения

Код завода 
изготовителя

Код оборудования, 
материала

Цена 
единицы 
тыс руб.

Коли»
честео

Масса
единицы

оборудование
иг

Тил. марка 
оборудования. 
Обозначение 

документа и № 
о п р о с н о г о  листа

Наиме"
нование

Код

Ал.2 Блок оегвнеоанионного паствоэа .соли
Л И С Т  а 
403.6

Обооулование и матеоиалн. поставляемые заказчиком

Оборудование

ПОЗ.6-1 Солерастворитель (фильтр раствора соли) $ 1000 С-1,0-1,0 шт. 796 311322Ш8 I 502

поз.6-2 Бак-мерник раствора соли У=  2 м3 Серия 4.903-

-13, вып.1-1 шт. 796 I 210,48

Изделия и матеоиалы

Фланцы ВстЗспЗ Г0СТ12820-80

I .  I -50-10 шт. 796 5 2,06

2. I -80-10 шт. 796 4 3,19

3. 1-80-6 шт. 796 4 2,44

4. Антрацит ГОСТ 3253-85 т 168 0,384 -

Вентиль диафрагмовый футерованный полиэтиленом фланцевый 15ч76п1М шт. 796 3722I54007IC 2 22,8

5. Руб Ду80

Труба 1Щ ГОСТ18599-83

6. 63С м 006 4,5 0,691

7. 75С м 006 9,6 0,981

I Приамам

|Ина. Na

in  903-1-277.90 ТШ.СО
Лист

42
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Позиция Наим енование и техническая характеристика оборудований и м атериалов 
З а в о д и зго тов и тель | д л я  им пор тного  о б о р у д о в а н и я -с тр а н а , ф и р м а )

Т и л . марка 
о б о р удо в а н и я . 
Обозначение 

докум ента и N? 
опросного листа

Е ди н и ц е
измерения

К о д  завода 
изготовителя

К о д  оборудования, 
материала

Цена 
единицы 
тыс. руб.

К о л и 
чество

М асса
единицы

оборудования,
ВТ

Наим е
нование

К о д

8. Втулки 75т ТУ6-19-213-83 шт. 796 6 0,23

9. Переход 75 х 63С 0CT36-55-8I шт. 796 I 0,05

Угольники ТУ 6-19-213-

-83

10. 90° 75 т шт. 796 12 0,24

И .  90° 63С шт. 796 7 0,08

Л р и я я м и

Инв Ne
Лист

ТП 903-1-277.90 ТШ .СО
43
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Позиция Наименование и техническая характеристика оборудований и материале» 
Завод изготовитель 1 дгш импортного оборудования -стран*, фирма)

Fjyimnir
шмарами*

Коя ММЯ* Коя оборудования, 
материма

Ц тл

«не. руб.

Коли*
■«CTM

Масса
единицы

оборудования, 
иг

Тип. маре* 
оборудования. 
Обозначение 

документа и Nr 
опросного листа

Найме'
ноеаннв

Коя

Изделия и матеоиалы, поставляема, л й ш ш ч ш к ж

Кпепеяньге изделия

Болты ГОСТ 7798-70

I .  MI6 х 65.46 ПЕГ» 796 36 0,117

2. MI6 х 60.46 ш т. 796 16 0,125
3. Гайка Мб ГОСТ 5915-70 ШГ» 796 52 0,034

Летали ттэубопгюводов

------

I .  Отводы 90° 57 г  3 ГОСТ17375-83 ПГГ. 796 Х468П0108 3 0,5

Трубопроводы и прочие изделия-

—

Трубопроводы из труб из стали ВстЗсд4 ГОСТ 380-88____________

I .  5 7 x 2 , 5

ГОСТ10704-76

К 006 О о
2 . Электроды Э-46 ГОСТ 9467-75 кг 166

о,2  

0 4

3,36

__ 3. Эмаль ПФ-115 Г0СТ6465-76 к г 166
3,2

4. Смола ЭД20 Г0СТ10587-84 кг 166
3,6 -

Приаязаи

Имя. №

Лист

44
ТП 903-1-277.90 ТМ2.С0

Колировал Z4$42~i9 <3 7  ̂ ®орматЛЗ



Позиция Паи/ аиоаанив и техническая характеристика оборудований и материалов 
З авод изготовитель ( д л я  им портного обо рудо в ани я -страна , фирм а)

Ти п , марка 
оборудования. 
Обозначение 

документа и Ns 
опросного листа

Единица
измерения

К о д  завода 
изготовителя

К о д  оборудования, 
материала

Цена 
единицы 
ты с руб.

К о л и 
чество

1

М асса
единицы

оборудования,
яг

Наиме
нование

К о д

5. Полиэтиленполиамин ТУ6-02-594-

ог-I кг 166 0,37

6. Дибутилфталат ГОСТ 8728-88 кг 166 0,43

7. Растворитель Р-4 ГОСТ 7828-80 кг 166 1,07

8. Графит ГОСТ 8295-73 кг 166 1,37

9. Паронит ПОН-2 ГОСТ 48Т-80 кг 166 4,0

ТП 903-1-277.90

Привязан

Имя N8

ТШ.С0
Л и ст

45

Копировал Z ti 3 1i Z - l 9  ч Формат АЗ



Позиция
Завод изготовитель { для импортного оборудования - страна, фирма)

Единице
измерение

Код завода
изготовителя

Кед оборудования, 
материала

Цена 
единицы 
пне. руб.

К о л и .

чество
Масса

единицы
оборудования,

яг

Тип. марка 
оборудования. 
Обозначение 

документа и N9 
олоосного циста

Наиме*
иоеаиие

код

Ал.2 _ лист 8 Блок насосов исходной боды  KI00-65-200
поз.З

Обопчпование и матешалы. поставляемые заказчиком

Обоснование

поз. 31 Насос Q =27,8 л/с, Н=0,49 МПа (Н=50 м) с электродвигателем KI00-65-200 ШТ. 796 363ПХ2681 2 376,0

4АМ180М2УЗ, Л/= 30 кВт, п -  3000 об/мин. *

Изделия и матеоиалч

Фланцы ВстЗспЗ Г0СТ1282О-80
I .  1-65-6 ШТ. 796 2 1,63
2. 1-100-6 ШТ. 796 2 2,85
3. I -150-10 ШТ. 796 4 6,62
4. 1-2 00-10 ШТ. 796 4 8,05
5. I-I50-I6 ШТ. 796 4 7,81
Задвижки ЗОчббр
6. Ру 10 Ду150 ШТ. 796 372II5I00905 2 77,0
7. РуЮ Ду200 ШТ. 796 37212 5100503 2 125,0
8. Клапан обратный РуЮ Ду150 19ч21р ШТ. 796 372243I0I404 2 72,0

Привязан

Инв. №

0 т ш . с о

Лист

46

Копировал 24342-19 6  9 Формат АЗ



Позиция Наименование и техническая характеристика оборудований и материалов 
Завод изготовитель ( для импортного оборудования-страна, фирма)

Тип, марка 
оборудования. 
Обозначение 

документа и N» 
опросного листа

Единица
измерения

Код завода 
изготовителя

Код оборудования, 
материала

Цена 
единицы 
тыс руб.

Коли
чество

Масса
единицы

оборудования,
«г

Наиме"
нование

Код

Изделия и материалы, поставляемые подрядчиком

Коепеяные изделия

Болты Г0СТ7798-70

I .  Ш.2 х  50.46 шт. 796 8 0,059

2. MI6 х 65.46 шт. 796 16 0,133

3. Ш0 х 70.46 шт. 796 64 0,237

4. Ш0 х 80.46 шт. 796 32 0,261

5. М20 х 130.46 шт. 796 8 0,38

6. Шайба 20 Г0СТП 371-78 шт. 796 9 0,023

Гайки ГОСТ 5915-70

7. MI2,5 шт. 796 8 0,017

8. MI6.5 шт. 796 16 0,034

9. М20.5 шт. 796 104 0,064

Летали тпибопиоволов

Переходы Г0СТ17378-83

I .  К159х4,5 -  76x3,5 шт. 796 1468420191 2 1.5

2. 3219x6,0 -  108 х 4,0 шт. 796 1468420210 2 4,2

ТП 903-1-277.90

Привязан

Инв Ne

ТМ2.С0
Лист

47

Копировал Ztibtf Z ” i 9  7 О „ Формат АЗ



Позиция Наименование и техническая характеристика оборудований и материалов 
Завод изготовителе { для импортного оборудования «страна, фирма)

Единица
измерения

Код завода 
изготовителя

Код оборудования, 
материала

Цена 
единицы 
тыс руб.

Коли*
честео

Масса
единицы

оборудования,
яг

Тип. марка 
оборудования. 
Обозначение 

документа и N» 
опросного листа

Наиме*
ноеаиие

Код

Отводы Г0СТ17375-83

3. 90° 159 х 4,5 шт. 796 1468П 0132 I 6,9

4. 90° 219 х 6 шт. 796 I4 6 8 II0 I4 0 I 17,0

Опоры

5. Ду150 07 0СТ34.42-

-615-84 шт. 796 I 1,3

6. Ду200 09 ОСТ 34.42-

-615-84 шт. 796 I 3,2

Тоубоггооволы и поочие изделия

Трубопроводы из труб из стали ВстЗсп4 ГОСТ 380-88 Г0СТ10704-76

I .  159 х 4,5 м 006 1,9 17,15

2. 219 х 6 ,0 м 006 1,6 31,52

3. Паронит П0Н2 ГОСТ 481-80 м2 055 0,4 4,0

4. Электроды Э-46 ГОСТ 9467-75 кг 166 1 ,0 -

5. Эмаль ПФ-115 ГОСТ 6465-76 кг 166 0,5 -

ТП 903-1-277.90

Привязан

Инв. Na

Т М 2 .С 0

Лист

4 8

Копировал 2^3 tj 2 -1 9  71 Форма г АЗ



• —г

Тип, марка 
оборудования. 
Обозначение 

документа и Ns 
опросного листа

Единица
измерения

Позиция На. меиование и техническая характеристика оборудования и материалов. 
Завод изготовитель {для импортного оборудования-страна, фирм»)

Наиме
нование

Код Код завода 
изготовителя

Код оборудования, 
материала

Цена
единицы, 
тыс. руб-

Коли
чество

Масса
единицы

оборудования,
кг

Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком

Ал. 2 Фильтр J / а-  катионитный I  ступени / 2000 Нел = 2,5м ФЖГа 1-2,0- ШТ. 796 3II32T5508 3 зюо
I ,  л . 8 -0,6

4. л- 8 Т1ятс дапитлония л я -  тгят-тптт'гтлг (Тп.мтът'ппя У= ТбмЗ 0СТ34-42- ШТ. 796 Z 1250

-560-82

5, л. 8 Насос взрыхления Уа-катионитных фильтров Q =13,9 л/с K60-65-I60 ПГГ. 796 363III0 I0 I I 136

Н=32м с электродвигателем 4АМП2М2УЗ А^= 7,5 кВт,

п= 2900 об/мин.

7, л. 8 Эжектор водосолякой для фильтров / 1000 Серия ШТ. 796 I 5,56

4.903-13

вып.1-4

А23А024000-

-02

8, л. 8 Эжектор водосоляной для фильтров / 2000 Серия ШТ. 796 I 7,55

4.903-13

вып.1-4

А23А024000-

-04

9, л. 8 Эжектор водосоляной для фильтров $ 700 Серия ШТ. 796 I 3 ,1

4.903-13

И нн N ?

Привязан г и п

Н  к о н тр

Гл спец
Р ук  гр

Ш 5Г

По П О Б

Е н п т к о "

Агарелода

jj+tU/e

ТП 903-1-277.90- ВП.СО

С п е ц и ф и к а ц и я
оборудования

К о п и р у  bun 2H54Z-49 V

Стадно Лист Листов
Р __

ЛАТГИПРОГТРОМ

Формат АЗ



Позиция
Завод изготовитель | для импортного оборудования-страна, фирма)

Тип, маока 
оборудования. 
Обозначение 

документа и Ns 
опоосмого листа

Единице
измерения

Код завода 
изготовителя

(Сод оборудования^ 
материала

Цена 
единицы 
тыс руб.

Коли
чество

Масса
единицы

оборудования,
«г

Наиме"
ноеание

Код

ВЫП. 1-4

A2SA024000-

-01

10, л. 8 Коксовый фильтр для очистки конденсата ФШа1-0,7- ШТ. 796 3 II3 2 I9 II7 I 575

4 700 Нел» 1,0 0,6 Уа2

I I , л .  8 //а- катионитный фильтр I  ступени для умягчения конден- ФИПа1-0.7 - шт. 796 3113219117 I 575

сага 4 700 Нел» 2м 0 ,6 -У а2

12, л. 8 Насос раствора соли 9 =3,5 л/с, Н= 20м с электродвигателем X50-32-I25I- ШТ. 796 3631518803 I 135

4А90212, У =  3 кВт, п= 2900 об/мин. -С-У4

13, л. 8 Гидротранспортер передвижной Серия шт. 796 I 137

4.903-13

вып. I - I

А23В034.000

Изделия и материалы

I.  Вентиль Ру 16 Ду 15 15ч8р2 шт. 796 3722I4I00500 20 0,75

2. Вентиль Ру 16 Ду 20 15ч93эм шт. 796 372212400505 22 5,3

3. Вентиль Ру 10 Ду 32 15ч75п1 шт. 796 3722I34D050C I 6,7

4. Вентиль Ру 16 Ду 32 15ч9п2 шт. 796 372213102904 I 5,5

5. Вентиль Ру 16 Ду 40 15ч8р2 шт. 796 3722I3I00600 9 4,15

I
I
1

Инв Ns ------------

ТП 903-1-277-90- ВЦ. СО Лист

2
Копировал 24342-19 73 Формат А3~



Позиция Наименование и техническая характеристика оборудований и материалов 
Завод изготовитель | для импортного оборудования-страна, фирма)

Тип. марка 
оборудования. 
Обозначение 

документа и Ns 
опросного листа

Единиц»
измерения

Код оборудования  ̂
материала

Цена 
единицы 
тыс, руб.

Коли
чество

Масса
единицы

оборудования,
иг

Наиме"
нование

Код Код завода 
изготовителя

6. Вентиль Ру 16 Ду 40 15ч9п2 ШТ. 796 3722I3I03000 I 7,65

7. Вентиль Ру 10 Ду 50 15ч75п1 ШТ. 796 3722I44003G8 8 11,2

8. Задвижка Ру 10 Ду 50 ЗОчббр ШТ. 796 372II5I00509 9 18,4

9. Задвижка Ру 10 Ду 100 ЗОчббр ШТ. 796 372II5100707 5 39,5

10. Вентиль РУ 16 Ду 125 15414л ШТ. 796 372II5100806 3 57,6

I I .  Задвижка Ру 10 Ду 150 ЗОчббр ШТ. 796 372II5I00905 I 77,0

12. Обратный клапан Ру 6 Ду 50 16ч 14п ШТ. 796 372234102007 2 14,2

13. Обратный клапан Ру 16 Ду 50 19ч21р ШТ. 796 37224II0I205 I 14,2

14. Обратный клапан Pv 16 Ду 100 19ч21р ШТ. 796 372242102000 2 40,7

15. Указатель уровня Ру 25 Ду 20 12Б2бк ШТ. 796 371261200606 4 3,15

Фланцы ВстЗспЗ ГОСТ12820-80

16. 1-32-6 ШТ. 796 I 1,01

17. 1-40-6 ШТ. 796 2 1,21

18. 1-50-6 ШТ. 796 4 1,33

19.

20. I-20-I0 ШТ. 796 2 0,74

21. I-32-I0 ШТ. 796 2 1,4

22. I-.40-I0 ШТ. 796 18 1,71

Привязан

Инв №

ТП 903-1-277-90- ВП.С0

К о п и р о в а л  Z43V2'19 79 Ф о р м а т  А З



Позиция Наименование и техническая характеристика оборудований и материалов 
Завод изготовители ( для импортного оборудования-страна, фирма)

Тип, марка 
оборудования. 
Обозначение 

документа и N9 
опросного листа

Единица
измерения

Код завода 
изготовителя

К о д оборудования^ 
ы териала

Цена 
единицы 
тыс. руб.

Коли*
чество

Масса
единицы

оборудования,
кг

Наиме*
нование

Код

23и I-5 0 -I0 шт. 796 32 2,06

24. I -80-10 шт. 796 13 3,19

25. I- I0 0 - I0 шт. 796 12

2R. T-T25-I0 шт. 796 6 5 ,4

27. I —150-10 шт. 796 14 6,62

28. I-2 0 -I6 шт. 796 2 0,86

29. 1-32-16 шт. 796 2 1,58

30. I-4 0 -I6 шт. 796 2 1,96

31. I-5 0 -I6 шт. 796 4 2,58

32. I- I0 0 - I6 шт. 796 2 4,73

33. Фланцевое соединение 50-0.6 0 1  о с т шт. 796 2 4,88

< 34-42-756-
*
4 -85

34. Фланцевое соединение 150-0,6 06 ОСТ шт. 796 4 21,72

34-42-756-

-85

Трубы ШЩ ГОСТ18599-83

35. 25С м 006 3,3 0,151

36. 320 м 006 5 0,197

37. 400 м 006 0 ,3 0,286

К о п и р о в а л  243*12-19 15 Ф о р м а т  А З



X
1

1 Позиция Наименование и техническая характеристика оборудований и нате риалов 
Завод изготовителе i для импортного оборудования •страна, фирма)

Тип. марка 
оборудования. 
Обозначение 

документа и N? 
опросного листа

Единица
измерения

Код завода 
изготовителя

Код оборудования, 
материала

Цена 
единицы 
тыс. руб.

Коли
чество

Масса
единицы

оборудования,
кг

Наиме*
нование

Код

38. 63С м 006 23 0,691

39. ЦОС м 006 32 2,09

40. Переходы 63х НОС 0CT36-55-8I шт. 796 4 0,16

41. Переходы 63х 40С 0СТ36-55-81 шт. 796 I 0.05

42. Тосйник 63С ТУ6-19- от. 796 3 0 . 2 1

43. Угольник 90° 6ЭС 213-85 шт. 796 3 0,08

___ 44.___Фланцевое соединение 100- 0 f6_________________________________ 040СТ34-42- шт. 796 6 I I . 2

-756-85

___ 45.___СульФотголь CK-I________ Г0СТ5696-74 т 168 16,0 -

46. Кокс КНПЭ Г0СТ22898-78 т 168 0,61 -

47. Кварц фракции 25мм для бака мокрого хранения соли Г0СТ22551-77 т 168 2 ,4 -

48. Кварц фракции I *  10 мм для солерастворителя т 168 0,38 -

49. Бетон ГОСТ?478-85 м3 И З 3,8 -

50. Рукав В (П) -  Ю -100-П5-У Г0СТ18698-79 м 006 1 0 -

51. Рукав В(П) -  6 ,3 -4 0 -Ф -У Г0СТ18698-79 м 006 Ю -

■
Лабораторная мебель и приборы

I .  Стол лабораторный химический пристенный размером шт. 796 I

1200х 850 мм, высотой 960 мм

Привязан

Инв Ns

ТП 903-1-277-90- ВП.С0
Лист

5

Колировал 76 Формат АЗ



Тип. марка 
оборудования. 
Обозначение 

документа и Ns 
опросного листа

Единица
измерения

Позиция Наименование и техническая характеристика оборудований и материалов 
Завод изготовители {для импортного оборудования-страна, фирма)

Наиме"
новаиие

Код Код завода 
изготовителя

Код оборудования, 
материала

Цена 
единицы 
тыс руб.

Коли
чество

Масса
единицы

оборудования,
кг

2. Шкаф вытяжной химический размером 2040x850 мм, высотой ШТ. 796 I

2800 мм

3. Стол для титрования на ножках размером 1500х 700 мм, шт* 796 I

высотой 900 мм

4. Шкаф для хранения реактивов размером 886х 500 мм, ШТ. 796 I

высотой 1888 мм

__5 ^ _ Стол для микроаналитических весов размером ШТ. 796 I

________ НООх 650 мм. высотой 670мм____________________

6. Кресло__________________________________ ________________ ШТ. 796 I

7. . Табурет диаметром 370 мм. высотой 700 мм ШТ. 796 3

__8-__ Сушильный шкаф_______________________________ СН0Л3.5.3,5 комп. 671 I

3.5/3.5 И1

9.. Анатомические весы ВЛДП-200Г комп 671 4274729942 I

-10, Технические весы ВЛР-1кг комп. 671 4274710023 I

тт. Комплект гирь 3 класса (запасной)___________ ___ _________ Г-3-1110 KOMHi 671 4274847002 I

12. Комплект гирь 2 класса (запасной) Г-2-210 комп. 671 4274846039 I

13. Баня водяная БВД комп. 671 I

14. Плитка электрическая бытовая ШТ. 796 I

15. Электропечь СНОЛ- L  6 комп. 671 I

2,5.1/П-ИЗ

16. Лаборатория для анализа воды ЭЛВК-5 комп. 671 4321520010 I

Привязан

И нв-N b

ТП 903-1-277-90 -  BILCO

К ОЛИ ром л 1^ЪЧ2~19 7 7  Формат АЗ



П озици я Наим енование и техническая характеристика оборудований и матесмалое 
З а в о д и зго тов и тель ( д л я  им портного оборудования ••стране, ф ирм а)

Т и п . марка 
о бо рудо в ани я . 
Обозначение 

докум ента и Ns 
опросного листа

Е ди ниц а
измерения

К о д  завода 
изготовителя

К о д  оборудования, 
материала

Ц ена 
единицы 
ты с  руб.

К о л и »
чество

М асса
единицы

оборудования,
кг

Наим е
нование

К о д

Оборудование и изделия, поставляемые

подшдчиком

Крепежные изделия

Болты Г0СТ7798-70

I  MI2X45.46 шт. 796 8 0,055

2 М12х50.46 шт. 36 0,059

3 М16х55.46 шт. 796 136 0,117

4 М 16x60. 46 шт. 796 114 0,125

5 MI6X65.46 шт. 796 80 0,133

6 М16x70.4£ шт. 796 32 0,237

7 Ы20х70.46 шт. 796 38 0,237

Г а й к и Г0СТ5915-70

8 М8.5 шт. 796 80 0,006

9 M I2.5 шт. 796 44 0,017

10 M I6.5 шт. 796 362 0,034

I I  М20.5 шт. 796 88 0,064

ТП 903-1-277.90

Привязан

Ине N*

Л и с т
BILCG

Копировал 293 9 2  - S 9  78^ Фор**»тАЗ



Позиция Наименование и техническая характеристика оборудований и материалов 
Завод изготовитель { для импортного оборудования-страна, фирма)

Единица.
измерения

Код завода 
изготовителя

Код оборудования, 
материала

Цена 
единицы 
тыс. руб.

Коли
чество

Масса
единицы

оборудования,
«г

Тип. марка 
оборудования. 
Обозначение 

документа и N9 
опросного листа

Наиме"
ноаание

Код

Детали тт>Уб ого оводов,

Заглушки ГОСТ17379-83

I. 108x4 ШТ. 796 I4685I0I24 6 0,7

2. 159x4,5 пгг. 796 I4685I0I32 I

О т в о д ы Г0СТГ7375-83

3. 90° 45x2,5 ШТ. 796 I468IIOI02 25 0,3

4. 90° 57x3,0 ШТ. 796 I468II0IO6 25 0,6

5. 90° 89x3,5 ШТ. 796 I4 6 8 II0 II4 3 1 . 6

6. 90° 108x4.0 ШТ. 796 I4 6 8 II0 II8 34 2,8

7. 90° 133x4.0 ШТ. 796 I468II0 I24 10 4,4

8. 90° 159x4.5 пт. 796 I468II0I32 20 6.9
9. 45° 133x4,0 ШТ. 796 I468II0722 6 2,2

П е р е х о д ы ГОСТ17378-83

10. К57х4,0- 38x2,0 ШТ. 796 I468420II2 I 0,2

I I .  К57х4,0-45x2,5 ШТ. 796 1468420108 2 0,2

12. К76х4,0-32x2,0 ШТ. 796 1468420132 I 0,3

Привязан

Имя. Ые

ТП 903-1-277.90. БП.С0

Колировал Щ £lf 2~ 1<р уф Формат АЗ



Позиция Найт омовение и техническая характеристика оборудований и матеоиалов 
Завод изготовитель ( д л я  им портного о б о рудов ани я-страна , фирма)

Ти п , марка 
оборудования. 
Обозначение 

докум ента и N9 
опросного листа

Единица
измерения

К о д  завода 
изготовителя

К о д  оборудования, 
материала

Цена 
единицы 
тыс. руб.

К о ли 
чество

М асса
единицы

оборудования,
кг

Наиме
нование

К о д

13. К45х2,5-32x2,0 шт. 796 1468420100 “ I -------------- ----

14. КЮ8х4,0-57x3,0 шт. 796 1468420160 I 0,9

15. К108х4,0-89x3,5 шт. 796 1468420152 6 1,0

16. KI59X4,5-108x4,0 шт. 796 1468420186 2 2,4

17. 3133x4,0- 89x 3,5 шт. 796 I468420I68 I 1,5

Элементы к р е п л е н и я

О п о р ы Г0СТ14911-82

I  0ПБ-2-Ю8 шт. 796 “ 6 U ,  55

2 0ДБ-2-133 шт. 796 10 1,21

3 ОПБ-2-159 шт. 796 7 1,32

Трубопроводы и прочие изделия

Трубопроводы из труб стали БстЗсп4 ГОСТ 380-88 ГОСТ10704-76

I  45x2 м 006 25,1 2,12

2 57x2,5 ы 006 9 3,36

3 89x3 м 006 1,5 6,36

4 108x3,5 м 006 85 9,02

Т П  9 0 3 - 1 -  2 7 7 . 9 0

Привязан

Ина N9

В П . С 0

Лист

9

Копировал 243*(2-1<? 8 О  _ Формат АЗ



Позиция Наименование и техническая характеристика оборудований и матеоиалов 
Завод изготовитель ( для импортного оборудования-страна, фирма)

Единица
измерения

Код завода 
изготовителя

Код оборудования, 
материала

Цена 
единицы 
тыс. руб.

Коли
чество

Масса
единицы

оборудования,
яг

Тип. марка 
оборудования. 
Обозначение 

документа и Nr 
опросного листа

Наиме
нование

Код

5 133x3,5 М 006 24 11,18

6 159x4,5 м 006 57 17,15

7 57х 3 м 006 15 4,0

8 25x2 м 006 4 1*13

Трубопровод из труб из стали ВстЗспЗ ГОСТ 380-88 Г0СТ3262-75

9 15х 2,8 м 006 4 1,28

10 Смола ЭД-16 Г0СТ10587-84 кг 166 106,4 -

I I  Полиэтиленамин ТУ6-02-594- кг 166 10,7 -

-70

12 Дибутилфталат Г0СТ8728-88 кг 166 12,5 -

13 Растворитель Р-4 Г0СТ7828-80 кг 166 31,3 -

14 Графит Г0СТ8295-73 кг 166 40,2 -

15 Эмаль ПФ-115 Г0СТ6465-76 кг 166 57 -

16 Лак БТ-177 Г0СТ5631-79 кг 166 0,3 -

17 Круг 8-Б из стали ВстЗкп4-П ГОСТ 535-88 Г0СТ2590-88 м 006 12 0,395

18 Уголок Б-50х50х5-Б из стали ГОСТ8509-86 м 006 20 3,77

ВстЗспЗ- I -  ГОСТ 535-88

ТП 903-1-

Привязан

Иив. Na

BILC0
Лист

10

Колироаал 243^/2- / 9  81„ Фо<>млг АЗ



Позиция Наименование и техническая характеристика оборудований и материалов 
Завод изготовитель ( д л я  им портного обо рудо в ани я -страна , фирм а)

Т и п . марка 
оборудования. 
Обозначение 

документа и N» 
опросного листа

Единица
измерения

К о д  завода 
изготовителя

К о д  оборудования^ 
материала

Цена 
единицы 
тыс. руб.

К о ли 
чество

1

Масса
единицы

оборудования,
яг

Наиме*1
нование

К о д

19 Полоса 20x5 из стала ВСтЗкп2 ГОСТ 535-88 Г0СТЮЗ-76 м 006 “ Х 5 “ ~ 07Я -------------

20 Резина техническая . $  =  2 мм Г0СТ7338-77 м2 055 1.2 ~б7>

21 Парокит П0Н2. ГОСТ481-80 м2 055 4,2 4,0

22 Электроды Э-46 Г0СТ9467-75 кг 166 60,6 -

23 Трубка стеклянная 20x2,5 Г0СТ6465-76 м 006 8 -

24 Брус 150x200 Г0СТ8486-86Е м 006 24 -

25 Рейка 75x20 Г0СТ8486-86Е м 006 8 -

Приаязаи

Ии*. Ne
Л и ст

ТП 903-1- 277.90 ВО. СО ц

К опиром !» 2 9 3  4’2 - 1 9  8 2 « Форм ат А З



I

Позиция Наименование и техническая характеристика оборудований и м атеоиалов 
З авод изготовитель ( д л я  им портного о б о р у до в а н и я -стр а н а , ф ирм а)

Единица.
измерение

К о д  заводе 
и зготовителя

К о д  обо рудовани я, 
материала

Ц ене 
единицы  
тыс. руб.

К о ли *
чество

М а сса
единицы

оборудования,
кг

Т и л .  марка 
о б о р у до в а н и я . 
Обозначение 

докум енте и N » 
опросного ли ста

Наиме*
нование

К о д

Конструкции теплоизоляционные и другие элементы

I. Холстопрошивное полотно ХПС-Т-5 ТУ6-П-454 м3 И З 0,061

-77

2. Алюминиевое защитное покрытие толщиной 0,3 мм ГОСТ м2 055 '271 1 '

2I63I-76E

Закладные конструкции для приборов КПП и А

кш- L  Бобышка Erf 27x1,5-50 3KH-II8-74 шт. "796 9 0,58

-ХУ1

кип- 2, Штуцер М20х 1,5-50 ЗКН-45-70 ШГ. 796 8 0,23

-У

.

Привязан

И нв. Nb

ТП 903-1- 277.90 ВЦ. СО
Л и с т

12

Копировал 2 4 3 ^ 2 - U  & Х  Ф °Р***Г А З



Позиция

л .8,

п.8

л .З ,

п.9

л .8 ,

п.10

л .8 ,

п . П

л .8 ,

п.12

л .8 ,

п.13,

л .З ,

п.З

л .З ,

п.4

л .8 ,

п.14,

л .З

п.5

На меиование и техническая характеристика оборудования и материалов. 
Завод изготовитель ( для импортного оборудования -  страна, фирма)

Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком

Задвижки Ру0,6 МПа Ду80

ДуЮО

Ду150

Задвижки Ру0,6 МПа Ду200

ДуЗОО

Краны газовые Рр = 0,6 Мпа Ду15

Ду20

Ду25

Ими №

Привязан

Тип, марка 
оборудования. 
Обозначение 

документа и №  
опросного листа

30ч47бк4

30ч47бк4

30ч47бк4

ЗОчббкП

ЗОчббкП

Пч38п1

11ч38п1

11ч38п1

Единица
измерения

Наиме
нование

ШТ.

шт.

Ш Т .

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

К од

796

79S

796

796

796

796

796

796

Код завода 
изготовителя

-m A mmг и п Н и д и а л ь и , 'Л Л  v f " "
Ч Г 4

Нач отд П о п о в * ч 5 г
Н контр _ ш н и т к о "

Г л спец С о б о л е в а

Рук гр Р о д и о н о в

7 Ш Т Я м а р ж е в с :

К од оборудования, 
материала

372II2I03309

372II2I03408

372II2I03507

372I25I03508

372125103706

37222I70070I

372221700800

372222700905

Мена 
единицы, 
тыс. руб.

К о ли .
чество

Масса
единицы

оборудование

33,9

44,9

72,7

116,2

241,61

0,32

0,51

0,75

ТП 903-1-277.90 ГСВ1.С0

Спецификация
оборудования

Копироиип ^  C АЗ

Стадий Лист Листов
P I 6

ЛАТГИПРОПРОМ



Позиция Наименование и техническая характеристика оборудований и материалов 
Завод изготовитель ( для импортного оборудования -  страна, фирма)

Тип. марка 
оборудования. 
Обозначение 

документа и N° 
опросного листа

Единица
измерения

Код завода 
изготовителя

Код оборудования, 
материала

Цена 
единицы 
тыс. руб.

Коли-
честао

Масса 
единицы 

оборудован ия, 
кг

Наиме"
нование

Код

Л. 8,

15 ДУ 50 Пч38п1 шт. 796 37222370II06 2 3,2

л .З , Редуктор балонный БП0-5-2 шт. 796 I 1.6

п.6

л. 3, СП0-6 шт. 796 I 1.5

п.7

л .З , 6я.л.лпн для пягажяяшгпп гяяя Я-SO шт. 796 . 1 _  _ 23,4

п.8

л. 8, Клапан предохранительный сбросной ПСК-50 шт. 796 3742050000 2 5,65

п. 15а

Клапаны предохранительные малогабаритные

л. 8 , Ду 100 пкн-гоо шт. 796 3722537018 I 86,0

п.16

л .З , Ду 200 ПКН-200 шт. 796 3722547008 I 141,0

п. 17

л .8, Регуляторы давления РДУК2н- шт. 796 372253601609 I 92,0

п. 18 -100/70

л .8 , РДУК2н- шт. 796 372254602305 I 282,0

п. 19 -200/105

л .8 , Фильтр газовый ФГ-15-100- шт. 796 2 132,0

П .7 -6

Колировал 2^3 42 -  19  Формат АЗ



П о з и ц и я Н аим енование и техни ческая характеристика обо р удо в а н и й  и м ате ри алов 
З а в о д  и з го то в и те ль  | д л я  и м п о р тн о го  о б о р у д о в а н и я -с т р а н а , ф и р м а )

Т и п . марка 
о б о р у д о в а н и я . 
О бозначение 

до к ум е н та  и N? 
опросного  ли ста

Е д и н и ц а
изм ерения

К о д  завода 

и зго то в и те ля

К о д  о бо рудов ани я , 

м атериала

Ц ена 

единицы  

тыс р уб .

К о л и 

чество

М асса

единицы

оборудования,
кг

Наиме*
кование

К о д

Оборудование и материалы, поставляемые подрядчиком

Трубопровод из труб по ГОСТ 10704-76

В-ВстЗспЗ Г0СТ-Ю705-80

л . 9 , 22 х 3,0 и 006 12,5 1,41
п.47

л .З ,

п.19

л .З , 25 х 3.0 м 006 53,5 1,63
п. 20

л . 9 , 32 х 3,0 hit 006 97,0 2,15

П .  48

л .З ,

п. 21

Л. 9, 57 х 3 .0 ы 006 50,2 4,09

П .  49

Л .9 , ________________________ ___ __________________________89 у  а п _____________________ 4,5 6,36

П. 50

л .9 , 108 х 3,0 ы 006 9 ,0 7,77

п. 51

Пркаями

Инв Ns

ТП 903-1-277. SO ГСВ1-С0

Копировал Z 4 $ M Z ~ ^  8 6  Формат АЗ

Л и с т

^ г з гм» ыоо и



Единица
измерения

Позиция Наименование и техническая характеристика оборудований и материалов 
Завод изготовитель ( для импортного оборудования-страна, фирма)

Тип* марка
оборудования. 
Обозначение 

документа и Ns 
опросного листа

Наиме*
нование

Код К од завода 
изготовителя

Код оборудования^ 
л этериала

Цена 
единицы 
тыс. руб.

Коли
чество

Масса
единицы

оборудования,
кг

л. 9, 159 х 3,5 М 006 4,5 13,42

п. 52

л .9 , 219 х 3.5 М 006 I I . 0 18.6

п. 53

л.9 . 325 х 4,5 м 006 17,0 35,57

п. 54

л.9 . 325 х 6.0 м 006 16.0 39.51

п. 55

л. 9 г 426 X 6.0 м 006 40.5 62.15

п.56

л. Я

тт.22

~.Я.

п.57
Л . З , 530 х 6,0 м 006 26,5 77,53

п. 23

л .9 , Паронит ГОСТ 481-80 ПМБ-2. 0 м2 055 5,0 4,0

п58

л.З , Электроды ГОСТ 9467-75 Э-46 кг 166 134,5 -

Д. 25

Копировал 2¥3 4fZ~ f 9  <?7 Форм ат А З



Позиция Наименование и техническая характеристика оборудований и материалов 
Завод изготовителе ( для импортного оборудования-страна, фирма)

Т и п . марка 
о б о р у д о в а н и я . 
О бозначение 

докум ента  и N? 
опросного  ли ста

Е д и н и ц а
изм ерения

Код оборудования^ 
м атериала

Ц ена 
единицы  
тыс. руб.

К о л и 

чество

___________ 1— -Ш

М асса

единицы
оборудования,

кг

Наиме*
нование

Код К о д  завода 
и зго тови теля

л . 8 ,

п. 59

л .З , Лист 2 ГОСТ IS903-74 м2 055 0,2 15,7

п. 24 ВстЗспЗ ГОСТ 16523-70

Неставдартизированное оборудование

Прокладка газопровода в футляре через стену Серия

5.905-15 б./

л .8 , 57 х  3,0 УГ 10.00.01 шт. 796 7 4,0

п. I

л .З ,

п.1

л .8 , 89 х  3 .0 УГ 10.00.03 шт. 796 3 6,4

п. 2

л .8 . 530 х  6 .0 УГ 10.00.12 шт. 796 I 38,8

п.З

Крепление горизонтальных газопроводов на опоре Серил
5.905-8

л .8 , Ду 100 УХГ 9.00-03 шт. 796 6 9,74

п.4

Привязан

И нв  N9

ТП 903-1-277.90 ГС31.С0

К опировал 2 4 3 4 2 -  4 9  9 8  Ф орм ат А З



i

Позиция Наименование и техническая характеристика оборудований и материалов 
Завод изготовитель ( для импортного оборудования-страна, фирма)

Единице
измерения

Код завода 
изготовителя

Код оборудования t 
материала

Цена 
единицы 
тыс. руб.

Копи» 
мество

Масса
единицы

оборудования,
кг

Тип. марка 
оборудования. 
Обозначение 

документа и № 
опросного листа

Наиме*
нование

Код

л. 9, Ду 200 УКГ9.00-05 шт. 796 4 22,1

п. 5

л. 9, Ду 300 УКГ10.00-04 шт. 796 2 20,65

п.6

Привязан

Иив Na

ТП 903-1-277.90 ГСВ1. СО
Лист

6

Копировал 29342- / 9  Формат АЗ

М  46



Позиция Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. 
Завод изготовитель ( для импортного оборудования «страна, фирма)

Тип, марка 
оборудования. 
Обозначение 

документа и Ns 
опросного листа

Единиц*
измерения

Код оборудования, 
материала

Цена 
единицы, 
тыс. руб

Коли
чество

Масса
единицы

оборудования
кг

Наиме
нование

Код Код завода
изготовителя

I .  Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком

I . I .  Приборы и средства автоматизации

I . I . I .  Вспомогательное оборудование СВ) водогрейной части

Температура химочищенной воды 20°С, орошающей воды 35°С

В-1 Термометр ртутный прямой с ценой деления 1°С, с длиной П2-1°С-240- шт. 796 4321221102 2

верхней части -  240 мм и нижней части -  103 мм. Пределы шкалы -ЮЗ

от -  30 до 50°С ГОСТ 2823-73

- Оправа защитная прямая с длиной верхней части -  285 мм и 2П.285.100- Ш Т. 796 432I8I0I03 2

нижней части -  100 мм для температуры 50°С 64.50

ОС125.1281-

-87

Температура химочищенной воды до и после подогревателей

35°С, 54°С; температура воды, поступающей в деаэратор, 54°С

В-2 Термометр ртутный прямой с ценой деления 1°С, с длиной верх- П4-1°С-240- ШТ. 796 432I22III4 4

ней части -  240 мм и нижней части -  103 ш . Пределы шкалы -ЮЗ

от 0 до Ю0°С ГОСТ 2823-73

- Оправа защитная прямая с длиной верхней части -  285 мм и 2П.285.100. шт. 796 432I8I0I03 4

нижней части -  100 мм для температуры Ю0°С .64.100
JU 1 Z D *

-87

Привязан
Ноч ОТД
Н контр
Гп спец
Рук гр

Мейман
юрис
ЛР УЖ И Н Ш : э

Индане

Ж
2 5 2

Ш 903-1-277.90 ATM3.C0I

Спецификация
оборудования

Стадии Лист Листов
Г 1 65

ЛАТП1ПРОИРОМ

Копировал Zl/itl2-19 90 Формат АЗ



Единица
измарення

Позиция Наименование и техническая характеристика оборудований и материалов 
Завод изготовители | дня импортного оборудования-страна, фирма)

Тип. мерка 
оборудования. 
Обозначение 

документа и N» 
опросного листа

Наиме*
кование

Код Код завода 
изготовителя

Код оборудования, 
материала

Цена 
единицы 
тыс. руб.

Коли
чество

Масса
единицы

оборудования,
иг

Температура подпиточной воды после подогревателя 70°С

В-3 Термометр ртутный прямой с ценой деления 1°С, с длиной П4-1°С-240- шт. 796 432I22III4 I

верхней части -  240 мм и нижней части -  103 мм. Пределы -ЮЗ

шкалы от 0 до Ю0°С ГОСТ 2823-73

- Оправа защитная прямая с длиной верхней части -  285 мм и П2.285.100. шт. 796 432I8I0I03 I
нижней части -  100 мм для температуры Ю0°С .64.100

0CI25.1281-87

Температура пара до подогревателя 164°С

Температура конденсата после подогревателя 120°С

В-4 Термометр ртутный прямой с ценой деления 1°С, с длиной верх- П6-1°С-240- шт. 796 432I22II39 2

В-5 ней части -  240 мм и нижней части -  163 мм. Пределы шкалы -163

от 0 до 200°С ГОСТ 2823-73

- Оправа защитная прямая с длиной верхней части -  285 мм и 2П.285.160. шт. 796 432I8I0I04 2

нижней части -  160 мм для температуры 200°С .64.200

0СТ25.1281-87

Температура прямой сетевой воды 150°С

В-6 Термометр показывающий, газовый. Предел измерения от 0 до тга-юо шт. 796 42III3IO IO I

200°С. Длина соединительного капилляра-6 м, длина погруже- ТУ25-02.
ния термобаллона -  315 мм .100377-84
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Позиция
Завод изготооитет. | для импортного оборудования-страна, фирма)

Тип. марка 
оборудования. 
Обозначение 

документа и N? 
опросного листа

Единица
измерения

Код завода 
изготовителя

Код оборудования  ̂
материала

Цена 
единицы 
тыс. руб.

Коли
чество

Масса
единицы

оборудования,
ВТ

Наиме*
нование

Код

Температура обратной сетевой вода 70ОС

В-7 Термометр ртутный прямой с ценой деления I°C f с длиной П4-1°С-240- ШТ. 796 432I22III4 I

верхней части -  240 ш  и нижней части -  103 мм. Пределы шка- -  ЮЗ

лы от 0 до 100°С Г0СТ2823-73

— Оправа защитная прямая с длиной верхней части -  285 мм и 2П.285.100. ШТ. 796 432I8I0I03 I

нижней части -  100 мм для температуры Ю0°С .64.100

0CT25.I28I-

-87

Температура подпиточной воды до подогревателя Ю4°С

В-8 Термометр ртутный прямой с ценой деления 1°С, с длиной П5-1°С-240- ШТ. 796 4321221152 I

верхней части -  240 мм и нижней -  163 am. Пределы от 0 -163

до 160°С ГОСТ 2823-73

ИР Оправа защитная прямая с длиной верхней части -  285 мм и 2П.285.160. ШТ. 796 4321810104 I

нижней -  160 мм для температуры 160°С .64.160

0CT25.I28I-

-87

Температура подпито чной вода 70°С, температура обратной се-

тевой вода 70°С, прямой сетевой воды 150°С
В~9а Термопреобразователь сопротивления медный со штуцером. Гра- ТСЫ-0879 ШТ. 796 42II4309I0 з

В-9° дуировка "50М". Защитная арматура из стали 08X13. Монтажная 425-46

В-9в длина -  160 мм
ТУ25.02. 
792288-80___

Привязан
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Позиция
Завод изготовитель | для импортного оборудования - страна, фирма)

Единица
измерения

Код земле 
изготовителя

КоД оборудования  ̂
материала

Цене 
единицы 
тыс. руб.

Коли
чество

Масса
единицы

оборудования,
иг

Тип. мерка 
оборудования. 
Обозначение 

документа и Nj 
опросного листа

Наиме”
ноееиие

Код

- Защитная гильза 5Ц4.819.015. ШТ. 796 4

.01

В-9 Мост показывающий и самопишущий на 6 точек измерения. Гра- КСМ2-022 ШТ. 796 4217354701 I

дуировка "50М". Скорость диаграммы 40 мм/ч. Пределы из- ТУ 25-05.

мерения от 0 до 180°С .1610-001-82

Температура обратной сетевой вода к котлам 12С°С

В—10 Термометр показывающий сигнализирующий, газовый. Предел ТГП-ГООЭк ШТ. 796 42III4II72 I

измерения от 0 до 200°С. Длина соединительного капилляра - ТУ 25-02.

6 м. Длия погружения термо баллона -  315 мм .100375-84

Регулятор перепуска

Температура прямой вода 150°С

в~иа Термопреобразователь сопротивления медный со штуцером. Гра- ТСМ-0879- ШТ. 796 42II4309I0 I

дуировка "50М". Защитная арматура из стали 08X13. Монтажная -425-46

длина -  160 мм ТУ 25.02.

.792288-80

. B -II Прибор регулирующий компактный с импульсным выходом РС29.2.32 ШТ. 796 42I84I3I30 I

ТУ 25.0205.

.139-85

HI 903- 1-277.90
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Позиция
Завод изготовитель | для импортного оборудования-страна, фирма)

Тил, мари 
оборудования. 
Обозначение 

документа и Nt 
опросного листа

Единиц*
намерения

Код завода 
изготовителя

Код оборудования, 
материала

Цена 
единицы 
тыс руб.

Коли.
нестео

1- * •

Масса
единицы

оборудования,
КГ

Найме-
новамне

Код

Е -И ° Усилитель трёхтгозициокный У29,3 ШТ. 796 42I82I0722 I

ТУ25.0205.
.139-85 —

В-11в Механизм электрический однооборотный. Крутящий момент 100 Нм. МЭ0-100/25- ШТ. 796 42I85I3299 I

Датчик реостатный. Комплектно с ним: комплект соединитель- 0,25р —

ной тяги ГОСТ 7192-80

Давление пара до подогревателя 0,6 МПа, давление конден-

сата после подогревателя 0,6 МПа

В-12 Манометр показывающий. Пределы измерения от 0 до 1,0 Ша Ш4-У-Ю Ш Т. 796 42I2I3I883 2

(от 0 до 10 кгс/см2) кгс/см2

ТУ 25.02.

.180335-84
Давление хиью чищенной воды до и после подогревателя 0,25 МПа;

0,23 МПа; давление обратной б о д ы  д о  и после грязевика

0,2 МПа; 0,18 МПа; давление на ьсасе сетевых насосов

0,18 Ш а; давление в напорном патрубке насосов орошающей

воды 0,3 Ша

В-13 Манометр показывающий. Пределы измерений от 0 до 0,4 Ша МП4-У-4 ШТ. 796 42I2I3I883 14

(от 0 до 4 кгс/см2) кгс/см2

ТУ 25.02.

.180335-84

Привязан
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Позиция
Змод изготовители ( для импортного оборудования -  страна, фирма)

Единица
измерения

Код завода
изготовителя

Код оборудования, 
материала

Цена
единицы
тыс руб.

Коли*
ивстоо

Масса
единицы

оборудования,
иг

Тип. маем 
оборудования. 
Обозначение 

документа и N» 
опросного листа

Наиме' Код

Давление подпиточной вода до подогревателя 0,05 Ша

В-14 Манометр показывавший. Пределы измерений от 0 до 0,1 Ша Ш4-У-1 кгс/ ШТ. 796 42I2I3I883 I

(от 0 до I  кгс/см2) /см2

ТУ25.02.

.180335-84
Давление поддиточной вода после подогреватели 0,008 Ша,

давление на всасывающем патрубке поддиточных насосов

0,005 Ша

В-15 Мановакуумметр показывающий. Пределы измерения от -0,1 Ша МШ4-У-3 ШТ. 796 42I2I37675 3

до 0,3 Ша (от -  I  кгс/см2 до 3 кгс/с»й) кгс/см2

ТУ25.02.

.180335-84

Давление прямой сетевой воды I  Ша, давление во всасываю-

щих патрубках рециркуляционных насосов I  Ша, давление в

напорных патрубках рециркуляционных насосов 1,28 Ша
В-16 Манометр показывающий. Пределы измерения от 0 до 1,6 Ша МП4-У-16 ШТ. 796 42I2I3I883 7

.
Сот 0 до 16 кгс/см2) кгс/сьй

ТУ 25.02.

.180335-84

Давление во всасывающем патрубке насосов орошающей воды

0.02 Ша

Ш 903-1-277.90

Привязан
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Позиция Наиа.зноеаиие и техническая характеристика оборудований и матеоиалое 
Завод изготовителе ( для импортного оборудования -  страна, фирма)

Тип. марка 
оборудования. 
Обозначение 

документа и N? 
опросного листа

Единице
измерения

Код завода 
изготовителя

Код оборудования, 
материала

Цена 
единицы 
тыс. руб.

Коли
чество

Масса
единицы

оборудования,
иг

Наиме
нование

Код

В-17 Манометр показывающий. Пределы измерения от 0 до 0,1 МПа МП 4-7-1 шт. 796 42I2I3I883 2

(от 0  до I  кгс/см2 ) кгс/см2

ТУ25.02.

.180335-84

Давление в напорном патрубке подпиточных насосов 0,3 МПа

В-18 Манометр показывающий электроконтактньй. Пределы измерения ЗКМ-Ш6 шт. 796 4212140102 2

от 0 до 0,6 МПа (от 0  до 6  кгс/сы2) ТУ25.02.31-

-75

Давление в напорном патрубке летних сетевых насосов 0,9 МПа

В-19 Манометр показывающий электроконтактньй. Пределы измерения ЭКМ-1УХ16 шт. 796 42I2I40I02 2

от 0  до 1,6 МПа (от 0 до 16 кгс/см2) ТУ 25.02.31-

-75

Давление в напорном патрубке сетевых насосов 1,23 МПа

В-20 Манометр показывающий электроконтактньй. Пределы измерения ЭКМ-Ш16 шт. 7% 42I2I40I02 4

от 0  до 1,6 Ша (от 0  до 16 кгс/см2) ТУ 25.02.31-

-75

Регулятор давления в деаэраторе 0,02 Ша

В-32а Преобразователь измерительный избыточного давления. Выход- Сап$ир-22 пт. 796 42I28T4662 I

ной сигнал 0 + 5 мА. Пределы измерений от 0 до 40 кПа (от ДИ-2130-01-

0 до 0,4 кгс/см2) Ш *3.1-0,25,

40 кПа-0,5К-

Привязан

—

Инв N*

А’ШЗ.СО!
ПиСТ

7

Колировал 243 4 2 -f ?  р б  Формат АЗ



Единица
измерения

Позиция Наименование и техническая характеристика оборудований и матеоиалов 
Завод изготовители | для импортного оборудования-страна, фирма)

Тил. маока 
оборудования. 
Обозначение 

документа и N? 
опросного листе

Наиме*
иоеание

Код Код завод*
изготовителя

Код оборудования, 
материала

Цена
единицы 
тыс руб.

Коли
чество

Масса
единицы

оборудования,
иг

I/4B

ТУ 25.02.

.720136-83

В-32 Прибор ре1 улиругаций компактный с импульсным выходом PC29.I.I2 ШТ. 796 42I84I3I29 I

ТУ 25.02.05.

.139-85

В-326 Усилитель трёхпозиционный У29.3 шт. 796 42I82I0722 I

ТУ 25.02.05.

.139-85

В-32в Механизм электрический однооборотный.Крутящий момент 250 Нм. МЭ0-250/25— ШТ. 796 42I85I3305 I

Датчик реостатный. Комплектно с ним: комплект соединитель- -0,25р

ной тяги ГОСТ 7192-80

Регулятор подпитки

Давление обратной сетевой вода 0,18 МПа

в-зза Преобразователь измерительный избыточного давления. Выходной Сапфир-22ДИ- шт. 796 42I28I4662 I

сигнал 0 + 5 мА. Пределы измерений от 0 до 250 кПа (от 0 -2140-01-

до 2,5 кгс/см2) -УХЛ*3.1-

-0,25/250

кПа-0.5KI/4E

Привязан

Имя. На

HI 903-1-277.90 АШЗ.С01

Копировал &43Ч2-19 9 7 формат АЗ



Коя оборудования, 
материала

Цена 
единицы 
тыс руб.

1 ~

Позиция

—

Наименование и техническая характеристика оборудований и материалов 
Завод изготовители ( для импортного оборудования-страна, фирма)

Тип. марка 
оборудования. 
Обозначение 

документа и N» 
опросного листа

Единица.
измерение

Код 5»°**
изготовителя

Коли.
нество

Масса
единицы

оборудование
ВТ

Наиме
нование

Код

ТУ 25.02.
—

720136-83 .

В^З Прибор регулирующий компактный с импульсным выходом PC29.I.I2 ШТ. 796 42I84I3I29 I

ТУ 25.0205.

139-85

В-336 Усилитель трёхпозиционный У29.3 шт. 796 4218210722 1

ТУ 25.0205.

.139-85

В-ЗЗв Механизм электрический однообороткый. Крутящий момент 250 Нм. МЭ0-250/25- ШТ. 796 42I85I3305 I

Датчик реостатный. Комплектно с ним: комплект соединитель- 0,25р

ной тяги ГОСТ 7192-80

Давление в деаэраторе 0,02 Ша

В-21 Вторичный прибор показывающий, самопишущий с сигнальным КСУ1-004 шт. 796 42I74I3047 I

устройством. Входной сигнал 0 + 5 мА. Пределы измерений от ТУ 25.05.

0 до 0,04 Ша (от 0 до 0,4 кгс/см2) .13048-84

Давление обратной сетевой воды 0,18 Ша

В-22 Вторичный прибор показывающий, самопишущий с сигнальным КСУ1-004 шт. 796 42I74I3047 I
устройством. Входной сигнал 0+5 мА. Пределы измерения от ТУ 25.05.

0 до 0,25 Ша (от 0  до 2,5 кгс/см2) .13048-84

Привязан

Ине №

I Ш 903-1-277.90 ATM3.C0I
Лист

9

Копировал 243 42 98 Формат АЗ



Единица.
измерения

Позиция Наименование и техническая характеристика оборудований и материалов 
Завод изготовителе (для импортного оборудования -  страна, фирма)

Тип. марка 
оборудования. 
Обозначение 

документа и М» 
опросного листа

Наиме"
нование

Код Код завода 
изготовителя

Код оборудования, 
материала

Цена 
единицы 
тыс руб.

Коли
чество

Масса
единицы

оборудований,
«г

Регулятор рециркуляции
В-34а Преобразователь измерительный разности давления. Выходной Сапфир-22ДД- ШТ. 796 42128II290 I

сигнал 0  + 5 мА. Пределы измерений от 0 до 0,4 МПа (от 0 -2450-01-

до 4 кгс/см2) -УХЛ*3.1~

-0,5/0,4 МПа-

-0.5-KI/4B

ТУ 25.02.

720136-83

В-34 Прибор регулирующий компактный с импульсным выходом PC29.I.I2 шт. 796 42I84I3I29 I

ТУ25.0205.

.139-85

В-346 Усилитель трёхпозиционный У2 Э.З ШТ. 796 42I82I0722 I

ТУ25.0205.

.139^85

В-34в Механизм электрический однооборотный. Крутящий момент МЭО-ЮО/25- шт. 796 421851009 I

100 Нм. Датчик реостатный. Комплектно с ним: комплект -0,25р

соединительной тяги. ГОСТ 7192-80

Расход прямой сетевой воды 1230 т/ч

3-35а Диафрагма камерная на Ру 1,0 МПа для трубопровода Ду 500 мм ЖСЮ-500- I - шт. 796 I

с двумя параш отборов -а/б- 1 2

ГОС Т26969̂ -86

Ш 903-1-277.90

Приавзан

И ив. №

AM3.CQI
Лист
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Позиция Наименование и техническая характеристика оборудований и матеоиалов 
Завод изготовитель ( для импортного оборудования-страна, фирма)

Тип. марка 
оборудования. 
Обозначение 

документа и Nf 
опросного листа

Единица
измерения

Код завода 
изготовителя

Код оборудования  ̂
материале

Цене 
единицы 
Ть<- руб.

Коли
чество

Масса
единицы

оборудования,
яг

Наиме"
иоеание

Код

B-35j Пиранометр сильфонный самопишущий с интегратором. Пределы ДСС-71ШН ШТ. 796 4212537028 I

измерения от 0 до 1250 т/ч 17 25-02.

100259-83

Опр.лист Л I

B-35g Пиранометр сильфонный самопишущий с интегратором. Пределы ДСС-71ШН шт. 796 4212537028 I

измерения от 0 до 400 т/ч 17 25-02.

100259-83

Опр.лист Л I

Расход подпиточной воды 37 мЗ/ч

В-Зб8 Диафрагма камерная на Ру 0 , 6  МПа для трубопровода Ду 100 мм ДНС 0, &-I00— Ш Т . 796 I

с двумя парами отборов 1-а/б-З

ГОС126969-86
B-36j Пиранометр сильфонный самопишущий с интегратором. Пределы ДСС-711ИН ШТ. 796 4212537028 I

измерения от 0 до 40 т/ч 17 25-02.

100259-83

Опр.лист Л 2
B-36g Диранометр сильфонный самопишущий с интегратором. Пределы ДСС-71ШН ШТ. 796 4212537028 I

измерения от 0  до 1 0  т/ч 17 25-02.

100259-83

Опр.лист Л 2

Привязан

Имв N2
Лист

ОД 903-1-277.90 AITJ3.C0I I I

Колировал 2 1 0 0  Формат АЗ



Позиция

Тип. мерка 
оборудования. 
Обозначение 

документа и N9 
опросного листа

Един!
измерь

Наиме* 
новейне

■щв.
гнив

Код Код завода 
изготовителе

Код оборудования, 
материала

Цена 
единицы 
тыс руб.

Коли-
честно

Масса
единицы

оборудования,
иг

Завод изготовитель ( для импортного оборудования -  страна, фирма)

Уровень в баке аварийной подпитки

В-38 Регулятор-сигнализатор уровня. ЭРСУ-4 ШТ. 796 42I8740S03 2

В-39 В комплект входят: ТУ 25.2408-

блок релейный -  I  шт.; 0 0 0 1 - 8 6

датчик стержневой с фторопластовым изолятором

длиной 0 , 6  м -  3 шт.

Среда -  вода, давление -  атмосферное, температура 20°С

Уровень в баке орошающей вода

В-40 Регулятор-сигнализатор уровня. ЭРСУ-4 ШТ. 796 4218740903 I

В комплект входят: ТУ 25.2408-

блок релейный -  I  шт.; 0 0 0 1 - 8 6

датчик стержневой 0 , 6  м с фторопластовым изолятором -  3  шт.

Среда -  вода давление -  атмосферное, температура 35°С

1 А

Регулятор уровня в деаэраторе

3~41а Преобразователь разности давления. Выходной сигнал 0*5 мА. Сапфир-2 2 ДД~ ШТ. 796 42I28I0340 I
Перепад давления 630 кгс/см2 (6,3 кПа) 2420-01-

га*зл-о,5/

/6,3 нПа--0,5

-KI/4B

Привязан

Име. N*

Ш 903-1-277.90 АШЗ.С0 1  —
1 2

Копировал £4342-19 101 Формат АЗ



X

Тип. марка 
оборудования. 
Обозначение 

документа и № 
опросного листа

Единица.
измерения

Позиция
За*од изготовитель (для импортного оборудования-страна, фирма)

Наиме
нование

Код Код завода 
изготовителя

Код оборудования, 
материала

Кена 
единицы 
тыс руб.

Коли
чество

Мэе»
единицы

д^ерудовзииА
ВТ

— .

ТУ 25.02.

720136-83 ______

Опр.лист № 3

В -41 Прибор регулирующий компактный с импульсным выходом PC 29.1.12 ШТ. “ 796" 42I84I3I29 I

ТУ 25.0205.

139-85

В-416 Усилитель трёхпозиддонныи У29.3 шт. 796 42I82I0722 I

ТУ 25.0205.

139-85 __________

В-41в Механизм электрический однооборотный. Крутящий момент МЭ0-250/25- ШТ. 796 4218513305 I

250 Нм. Датчик реостатный. Комплектно с ним: комплект сое- 0,25р

динительной тяги ГОСТ 7192-80

Уровень в деаэраторе

В-37 Вторичный прибор показывающий, самопишущий с сигнальным КСУ1-004 шт. 796 42I74I3047 I

устройством. Входной сигнал 0 +  5 мА. Пределы измерений от ТУ 25.05.

0 до 630 мм вод.ст. 13048-84

_ Сосуд уравнительный 0CT25II6-84 шт. 796 3

Привязан

ИнвИв

ТП 903-1-277.90

К опиром » 143 < f 2 - f ?  402

ATM3.C0I 13
Формат АЗ

П о «Пил»'»*»*-!. Чи г« М  г ) й й к ш и



Позиция Наименование и техническая характеристика оборудований и матеоиалое 
3— оц изготовитель ( для импортного оборудования -  стране, фирме)

Единица
измерение

Код завода 
изготовителя

Код оборудования, 
материала

Цена 
единицы 
тыс руб.

Коли.
честао

Масса
единицы

оборудования,
кг

Тип. маем 
оборудования. 
Обозначение 

документа и Nr 
опросного листа

Наиме
нование

Код

I . I .2 .  Вспомогательное оборудование паровой части (К)

Температура исходной воды 5,20°С до и после охладителя

конденсата, температура химочищенной вода до и после

теплообменника 20°С и 40°С, конденсата и мазутного хозяйства

K-I Термометр прямой с ценой деления 1°С, с длиной верхней П2-1°С-240- ШТ. 796 432I22II02 5

части -  240 мм и нижней части -  ЮЗ мм. Пределы измерений ЮЗ

от -30°С до + 50°С ГОСТ 2823-73

- Оправа защитная прямая с длиной верхней части -  285 мм и 2П.285.100. шт. 796 432I8I0I02 5

нижней части -  100 мм для температуры +50°С 64.50

ОСТ 1281-87

Температура конденсата с мазутного хозяйства 132°С

К-2 Термометр прямой с ценой деления 2°С, с длиной верхней части- П5-2°С-240- ШТ. 796 432I22II5I I

240 мм и нижней части -  ЮЗ мм. Пределы измерений от 0 до ЮЗ

160°С ГОСТ 2823-73

- Оправа защитная прямая с длиной верхней части -  285 мм и 2П.285.100. шт. 796 432I8I0I02 I

нижней части -  100 мм для теш ера тура 160°С 64.160

ОСТ 1281-87

Температура непрерывной продувки 194°С до теплообменника,

конденсата после теплообменника

Привязан

Инв. N?

ТП 903-1-277.90 АШЗ.С01

Копировал 2̂ 342— 19 ЮЗ . Фор*'" АЗ



JLLZ.

Позиция Наименование и техническая характеристике оборудований и «гатеоиалоа 
Завод изготовитель ( для импортного оборудования -  страна, ффма)

Тил. марка 
оборудования. 
Обозначение 

документа и № 
опросного листа

Единица
измерения

Код меода Код оборудования, 
материала

Цена 
единицы 
тыс. руб.

Коли*
чество

Масса
единицы

оборудования,
ИГ

Наиме
нование

Код

к-з Термометр ртутный прямой с ценой деления 2°С, с длиной П6-2°С-240- ШТ. 796 432I22II38 2

верхней части -  240 мм и нижней части -  ЮЗ мм. Пределы ЮЗ

измерения от 0 до 200°С ГОСТ 2823-73

- Оправа защитная прямая с длиной верхней части -  285 мм и 2П.285.100. ШТ. 796 432I8I0I02 2

нижней части -  100 мм для температуры 200°С 64.200
ОСТ 1281-87

Температура химочищенной воды к деаэратору 70°С, конденсата

с производства 80°С

К~5 Термометр ртутный прямой с ценой деления 1°С, с длиной П4—1°С-240~ ШТ. 796 432I22III4 2

верхней части -  240 мм и нижней части -  ЮЗ мм. Пределы ЮЗ

измерения от 0  до +Ю0°С ГОСТ 2823-73

- Оправа защитная прямая с длиной верхней части -  285 мм и 2П.285.100. ШТ. 796 432I8I0I02 2

нижней части -  100 мм для температуры +Ю0°С 64.100

ОСТ 1281-87

Температура пара на производство 164°С

К-7 Термометр манометрический самопишущий газовый, привод ТГС-711 ШТ. 796 42III3500I I

диаграммы-от синхронного микродвигателя ТУ25.73Ю.

031-86

Длина соединительного капилляра -  6  м. Глубина погружения

термобаллона -  250 мм. Бремя одного оборота диаграммы -  24У.

Привязан

И нв N9

ТП 903-1-27';'.90 ABI3.C0I
Лист

15
Копировал 2& 3 -  / 9  1 0 4  Формат АЗ

Н1л: i A m u » Ч л * т а  вм г 1 Г * ’««  о



Позиция
Завод изготовитель I для импортного оборудования-страна, фирма)

Единица.
измерения

Код завода 
изготовителя

Код оборудования, 
материале

Цена 
единицы 
тыс. руб.

Коли
чество

Масса
единицы

оборудования,
кг

Тил. марка 
оборудования. 
Обозначение 

документа и N* 
опросного листа

Наиме"
норанит

Код

Пределы измерения от 0 до 200°С

Температура конденсата с производства 80°С

К - 8 Термометр манометрический самопишущий газовый, привод TTC-7II Ш Т. 796 42III3500I I

диаграммы-от синхронного микродвигателя. Длина соедини- ТУ25.7310.

тельного капилляра -  2,5 м. Глубина погружения термобалло- 031-86

на -  160 мм. Время одного оборота диаграммы -  24У. Пределы

измерения-от 0 до Ю0°С

Давление замазученного конденсата в напорном патрубке
насоса 1,62 Ша (16,2 кгс/м2 )

К-9 Манометр показывающий.  Пределы измерения от 0 д о  2,5 Ша МП4-тУ-25 кгс/ шт. 796 42I2I3I883 I

з о т  0 до 25 кгс/см2) /см2

ТУ25.02.

180335-84

Давление питательной воды в напорных патрубках питательных

насосов и в питательных магистралях 2 , 0 2  Ш1 а ( 2 0 , 2  кгс/см2 )

к -ю Манометр показывающий электроконтзктный. Пределы измерения ЗНЫ1Ух40 Ш Т. 796 42I2I40I02 5

К-П от 0 до 4 МПа (от 0 до 40 кгс/см*) ТУ 25.02.31-

. K-I3 -75

Ш 903-1-277.90

Привязан

Инв. Ns

a u c .coi

Лист

16
Копировал Z * f3 if2 -i9  1 Q 5  ФормТ Т а з"



L' V-

Позиция
Завод изготовителе { для импортного абвруяов— га -страна, фирма)

Тип. мари 
оборудовании. 
Обозначение 

документа и N» 
опросного листа

Единиц*.
намерение

Код завода 
наготовит»»

Код оборудования, 
материала

Цена 
единицы 
тыс. руб.

Коли.
чество

Масса
единицы

оборудования,
иг

Найме-
ноеание

Код

Давление исходной воды до и после охладителя конденсата

0,5 Ша (5 кгс/см2) и 0,45 МПа (4,5 кгс/см2), конденсата

с мазутного хозяйства 0,6 МПа ( 6  кгс/см2 )

K-I2 Манометр показывающий. Пределы измерения от 0 до I  Ша МП4-У-Ю ШТ. 796 42I2I3883

(от 0  до 1 0  кгс/см2 ) кгс/см2

ТУ25.02,

180335-84

Давление во всасывающих патрубках питательных насосов

0,04 МПа (0,4 кгс/см2), конденсатных насосов 0,02 Ша

( 0 , 2  кгс/см2 )

K-I4 Манометр показывающий. Пределы измерения от 0 до 0,1 МПа МП4-У-1 кгс/ шт. 796 42I2I3I883

(от 0  до I  кгс/см2 ) /см2

ТУ25.02.

180335.84

Давление непрерывной продувки и конденсата до и после тепло-

обменника 0,12 МПа (1,2 кгс/см2), 0,11 Ша (1,1 кгс/см2) t

K-I5 Манометр показывающий. Пределы измерения от 0 до С,4 Ша Ш4—J—4 кгс/ шт. 796 42I2I3I883 2

(от 0 до 4 кгс/см2) /см2

ТУ25.02.

180335-84

Привязан

f

----- - 1

I ТП 903-1-277.90 АЙ13.С01
Лист

17

Копировал 2 4 3  4 2  ~ / С ? < ^ Ф о Р ^ АЗ
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_— ------------

Масса
единицы

обору-давания, 
яг

Позиция Наименование и техническая характеристика оборудований и матеоиалов 
Завод изготовитель | для импортного оборудования -  страна, фирма)

Единица.
измерения

Код завода 
изготовителя

Код оборудования, 
к зтериала

Цена 
единицы 
тыс руб-

Коли
чество

Тип. марка 
оборудования. 
Обозначение 

документа и Ns ; 
опросного листа

Наиме*
новаиие

Код

_________ -

Давление пара на производство 0 , 6  Ша ( 6  кгс/см2)

--- ----K -I 6 Манометр самопишущий, привод диаграммы от синхронного МТС-711 ШТ. 796 42I2I34003 I

микродвигателя. Пределы измерения от 0 до 1,6 МПа (от 0 ТУ25.02.

до 16 кгс/см2 ) 101962-79

Давление химочщенной воды до и после подогревателя хим- _______

очищенной воды 0,24 Ша (2,4 кгс/см2), 0,29 Ша (2,9 кгс/ _ _________

/см2 ) ,  давление конденсата в напорных патрубках конденсату-

ных насосов 0,27 МПа (2,7 кгс/см2)

K-I7 Манометр показывающий. Пределы измерения от 0 до 0,6 Ша МП4-У-6 ШТ. 796 42I2I3I883 4

(от 0  до 6  кгс/см2 ) кгс/см2

ТУ25-02. --------

180335-84

Давление в деаэраторе 0,02 Ша (0,2 кгс/сы2)

К-20 Прибор вторичный показывающий и самопищущий с 2-контактным КСУ1-О04 ШТ. 796 42I74I3047 I

позиционным регулирующим устройством. Скорость продвижения ГОСТ 7164-78

диаграммной ленты 40 мм/ч. Входной сигнал 0-J-5 мА. Пределы

измерения от 0 до 0,04 МПа (0,4 кгс/см2)

Регулятор разгрузки питательных насосов

Давление з питательных магистралях 20,2 Ша

Привязан

Инв Ns

| Ш 903-1-277.90 АШЗ.С01

Лист

18

Колировал 2.43*fZ-l9  / q 7  Формат АЗ



Позиция Наименование и техническая характеристика оборудований и материалов 
Завод изготовители | для импортного оборудования-страна, фирма)

Тип. марка 
оборудования. 
Обозначение 

документа и N» 
опросного листа

Единиц*
измерении

<од завода
изготовителя

Код оборудования, 
материала

Цена
единицу 
тыс. руб.

Коли
чество

М асса
единицы

оборудования,
кг

Найме-
иование

Код

К-£4а Преобразователь избыточного давления. Выходной сигнал 0+5 мА. Сапфир-22ДИ- Ш Т . 796 42I28II I

Предел измерения 2,5 МПа (25 кгс/см2) 2 I5 I-0 I-

У Х Л .1 -0 ,5 /

/2,5 МПа-
0,5-4С1/4В

ТУ25-02.720.

136-83

К-24 Прибор регулирующий компактный с импучьсным выходом PC2S.I.I2 Ш Т . 796 42I84I3I29 I

ТУ25.0205.

139-85

К-24° Усилитель трехлозиционный У29.3 Ш Т . 796 42I82I0722 I

ТУ25.0205-

139-85

К-24в Механизм электрический однооборотный с реостатным датчиком. МЭО-250/25- Ш Т . 796 42I85I3305 I

Крутящий момент 250 нМ. Время полного хода 25 сек. 0,25р

ГОСТ 7192-80

Регулятор давления в деаэраторе

К-26а Преобразователь разности давления. Выходной сигнал 0+5 мА. Сапфир-22ДЦ- Ш Т . 796 42I28II290 I

Верхний предел измерения 0,04 МПа (0 ,4  кгс/см2) 2430-01-

У Х А . 1 - 1 -

0,04 МПа

Привязан

Инв N8
Ои/т

ТП 903-1-277.90 АТИ3.001

Копирован 24$1(2'19 'IOS  . Ф о р м а т А З



Единице
измерение

ПОЗИЦИЯ
Завод изготовитель | для импортного оборудования-страна, фирма)

Тил. маржа 
оборудования. 
Обозначение 

документа и Ns 
опросного листа

Наиме*
новаиие

Код Код завода 
изготовителя

Код оборудования, 
материала

Цена
единицы
ТЫС руб.

Коли
чество

Масса
единицы

оборудования,
кг

(0 ,4  кгс/см2)

-  05

К-26 Электронный регулирующий прибор PC 29.I.I2 шт. 796 42I84I3I29 I
ТУ25.02.05.

139-85

К-266 Усилитель З - п о зи ц й о н ны й У29.3 шт. 796 I
ТУ25.02.05-

139-85

К-26в Механизм электрический однооборотный контактный комплектно МЭО-250/25- шт. 796 42I85I3305 I

i---------- с соединительной тягой. Крутящий момент 250 нМ. Время пол- 0,25р
1

ного хода 25 сек. ГОСТ 7192-80
1

Расход пара за котлами 75 т/ч

| _ К ^ 7 _ Дифманометр-расходомер сильфонный самопишущий с интегра- ДСС-711ЙН шт. 796 4212537028 I
»
i________ тором. Допустимое избыточное давление 16 МПа. Пределы из- ТУ 25.02.

мерения от 0  до 80 т/ч 1589-73

Опр.лист № 4
К-27а

тЛ Диафрагма камерная на Ру 10 МПа Ду 250 мм комплектно с ДКС10-250- шт. 796 I

—
конденсационным сосудом и запорными вентилями 1-а/б-7

1

5----------- Г0СТ26969-86

J
1

1-------

HI 903-1-277.90

Привязан

Иив. N*

ATM3.C0I
Лист

2 0

Копиром»» 243112-19 109 Фор" аг АЗ



Позиция Наименование и техническая характеристика оборудований и материалов 
Завод изготовитель ! для импортного оборудования -  страна, фирма)

Тил. марка 
оборудования. 
Обозначение 

документа и N» 
опросного листа

Единице
измерения

Код завода 
изготовителя

Код оборудования, 
материала

Цена 
единицы 
тыс руб.

Коли*
чвстьо

Масса
единицы

оборудования,
кг

Наиме"
иование

Код

Расход пара на производство 60 т/ч

К-28 Дифланометр-расходомер сильфонный самопишущий с интеграто- ДСС-711ЙН шт. 796 4212537028 I

ром. Допустимое избыточное давление 16 МПа. Пределы изме- ТУ25.02.

рения от 0 до 63 т/ч 1589-73

Опр.лист Л 5

К-28а Диафрагма камерная на Ру 10 МПа Ду 350 мм комплектно с ДКС-10-350- Ш Т. 796 I

конденсационным сосудом и запорными вентилями 1-а/ 6-7

ГОСТ26969-86

Расход конденсата с производства 36 т/ч

К-29 Дифманометр-расходомер сильфонный самопишущий с интеграто- ДСС-7ИИН шт. 796 4212537028 т

ром. Допустимое избыточное давление 16 МПа. Пределы из- ТУ 25.02.

меренкя от 0 до 40 т/ч 1589-73

Опр.лист № 6

К~29а Диафрагма камерная на РуЮ МПа Ду80 мм ДКС-Ю-80- шт. 796 I

1-а/б-З

Г0СТ26969-86

Уровень в баке промежуточного конденсата

K-3I Электронный сигнализатор уровня. В комплекте: ЭРСУ-4 шт. 796 4218740903 I

а ) блок релейный -  I  шт., ТУ 25.02.

б ) датчик стержневой -  3 шт. длиной 0 , 6  м 080678-79

Привязан

Ине N*

TO 903-1-277.90 АВЙ.001

Копировал 2  ЧЗЧ2-19 НО. ф о р м * , А З



Позиция Наименование и техническая характеристика оборудований и матеоиапов 
Завод изготовитель | для импортного оборудования -  страна, фирма)

Единице
намерение

Код завода
изготовителя

Код оборудования, 
материала

Цена 
единицы 
тыс руб.

Коли.
чество

Масса
единицы

оборудования,
иг

Тип. марка 
оборудования. 
Обозначение 

документа и N» 
опросного листа

Наймет
нование

Код

Уровень в баке отстоявшегося мазута

K-35 Блок контроля сопротивлений БКС-22-И- Ш Т. 796 I

УХЛ.З.

1 У 1 6 -6 5 6 .

024-84

Уровень в деаэраторе

K-36a Преобразователь разности давлений. Выходной сигнал 0*5 мА. Сапфир-22ДД- Ш Т. 796 42I28I0340 I

Верхний предел измерения 6,3 кПа (© 0  кгс/м2) 2420-0ШЛ*

3.1-0,25-
6,3 кПа

0.5-KI/4B

Опр.лист Л 7

K-30 Прибор вторичный показывающий и самопишущий с 2 -контактным КСУ1-004 Ш Т. 796 42I74I3047 I
позиционным регулирующим устройством. Скорость продвижения ГОСТ 7164-78

диаграммной ленты 40 мм/ч. Входной сигнал 0*5 мА. Пределы

измерения от 0 до 6,3 кПа

a Регулятор уровня в деаэраторе

K-36 Электронный регулирующий прибор PC29.I.I2 Ш Т. 796 42I84I3I29 I
ТУ25.02.05.

139-85

HI 903-1-277.90

Привязан

Иия-Na

AU.t3.C0I
Лист

2 2

Копировал 243 42- 19 fi"f ®°PMaT



Позиция Наименование и техническая характеристика оборудований и материалов 
Завод изготовитель | для импортного оборудования-страна, фирма)

Тип. марка 
оборудования. 
Обозначение 

документа и № 
опросного листа

Единица
измерения

Код завода 
изготовителя

Код оборудования, 
материала

Цена 
единицы 
тыс. руб.

Коли
чество

Масса
единицы

оборудования,
иг

Наиме*
нование

Код

К - 3 6 ° У с и л и т е л ь  3 — п о з и ц и о н н ы й У 2 9 . 3 ш т . 7 9 6 4 2 1 8 2 1 0 7 2 2 I

Т У 2 5 . 0 2 . 0 5 .

1 3 9 - 8 5

К - 3 6 в М е х а н и з м  э л е к т р и ч е с к и й  о д н о о б о р о т н ы й  к о н т а к т н ы й  к о м п л е к т н о М Э 0 - 2 5 0 / 2 5 - ш т . 7 9 6 4 2 I 8 5 I 3 3 0 5 I

с  с о е д и н и т е л ь н о й  т я г о й .  К р у т я щ и й  м о м е н т  2 5 0  Н м .  В р е м я - 0 2 5 У

п о л н о г о  х о д а  2 5  с е к . Г О С Т 7 1 9 2 - 8 0

Б л о к  п и т а н и я  д л я  п р и б о р о в  " С а п ф и р " ,  и с п о л н е н и е  2 2 2  Ш - 3 6 ш т . 7 9 6 4 2 1 8 9 8 0 3 3 7 2

Т У  2 5 . 0 2 .

7 2 0 1 5 9 - 8 1

— С о с у д  у р а в н и т е л ь н ы й 0 C T 2 5 I I 6 - 8 4 ш т . 7 9 6 I

Привязан

Инв №

Т П  9 0 3 - 1 - 2 7 7 . 9 0 A U . i 3 . C 0 I

Лист

2 3

К опировал 2*(ЭЧ2~19 112 <РорматАЗ



Позиция

Ед и н и ц а

измерения

Код завода 
изготовителя

Код оборудования, 
материала

Цена 
единицы 
тыс руб.

Коли*
чество

Масса
единицы

оборудования,
яг

Тил. марка 
оборудования. 
Обозначение 

документа и N *  
о п р о с н о г о  листа

Наиме'
ноаание

Код
Завод изготовителе { для импортного оборудования -страна, фирма)

Аппаратура, поставляемая комплектно с блоком БРУ-40

Температура пара к РУ 194°С

К-4 Термометр ртутный прямой с ценой деления 2°С, с длиной П6-2СС-240— “ ШТ. 796 432I22II39 2

верхней части -  240 мм и нижней части -  163 мм. Пределы -  163

измерения от 0 до 200°С ГОС Т2823-73
— Оправа защитная прямая с длиной верхней части -  285 мм и 2П.285.160 - шт. 796 432I8I0I04 2

нижней части -  160 мм для температуры 200°С 64.200

ОСТ 1281-87

Температура пара за РУ 164°С

К- 6 Термометр прямой с ценой деления 2°С, с длиной верхней ПБ-2°С-240- ШТ. 796 4321221139 2

части -  240 мм и нижней части -  163 мм. Пределы измерения -163

от 0 до 200°С ГОСТ 2328-73

Оправа защитная прямая с длиной верхней части -  285 мм и 2П.285.160. шт. 796 432I8I0I04 2

нижней части -  160 мм для температуры 200°С 64.200

0CTI28I-87

Давление пара к РУ 1,3 МПа (13 кгс/cwfi)

К-9 Манометр показывающий. Пределы измерения от 0 до 2,5 МПа МП4-У-25 шт. 796 42I2I3I883 2

(от 0 до 25 кгс/см2) кгс/см2

1725.02.

180335-84

Привязан

Ина. Ыв

щ  903-1-277.90 ATM3.C0I
Пист

24
Копировал 2 4 3  1 2 -1 9  113 Форма г АЗ
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Позиция Наименования и техническая характеристика оборщюеа»яЛ и материалов 
Завод изготовитель | для импортного оборудования-страна, фирма)

Тил. марка 
оборудования. 
Обозначение 

документа и Nf 
опросного листа

Единице
измерения

Код зеаода 
изгоюаитепя

Код оборудования^
материале

Цена 
единицы 
тыс. руб.

Коли
чество

Масса
единицы

оборудования,
кг

Наиме*
ноеаиие

Код

Давление пара за РУ 0,6 МПа ( 6  кгс/см2)

K-I2 Манометр показывающий. Пределы измерения от 0 до I  МПа МП4-У-Ю шт. 796 42I2I3I883 2

(от 0  до 1 0  кгс/см2 ) кгс/см2

1725.02.

180335-84

Давление пара за РУ 0,6 МПа ( 6  кгс/см2)

K -I 8 Прибор вторичный показывающий. Входной сигнал 0+5 мА. Преде- ШУ1-503 шт. 796 42I74II0I0 2

K-I9 лы измерения от 0 до I  МПа (от 0 до 10 кгс/см2) ГОСТ 7164-78

Регулятор давления РУ

к-гза Преобразователь избыточного давления. Выходной сигнал Сапфир 22ДИ- шт. 796 42I28I47I6 2

К-25а 0+5 мА. Предел измерения I  МПа (10 кгс/см2) 2150-01-

У Х А .  1-0,5/

I  Ша-05-

KI/4B

Т725.02. —

■ -------------------
720136-83

К^З Прибор регулирующий компактный с импульсным выходом PC29.I.I2 шт. 796 42I84I3I29 2

. К-25 1725.02.05.

139-85

Привязям

Инв N9

1П 903-1-277.90 ATM3.C0I
Лист

25

----------------------------------------------------------------------------------------------------- — ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Колировал Z 4 Z 4 2 -1 ?  ГГУ Формат AJ



Позиция Наименование и техническая характеристика оборудований и матеоиалоа 
Завод изготовитель { для импортного оборудования-страна, фирма)

Единице
измерения

Код завода 
изготовителя

Код оборудования, 
 ̂атериапа

Цена 
единицы 
тыс. руб.

Коли
чество

Тип. марка 
оборудования. 
Обозначение 

документа и N3 
опросного листа

Наиме*
новеиие

Код
Масса

единицы
оборудование 

вГ

К - 2 3 ° У с и л и т е л ь  т р ё х п о з и ц и о н н ы й У 2 Э . З Ш Т. 7 9 8 4 2 I 8 2 I 0 7 2 2 I

К-256 Т У  2 5 . 0 2 . 0 5 .

1 3 9 - 8 5

К ^ 2 3 в М е х а н и з м  э л е к т р и ч е с к и й  о д н о о б о р о т н ы й  с  р е о с т а т н ы м  д а т ч и к о м . М Э 0 - 1 С 0 / 2 5 - ш т . 7 9 6 4 2 I 8 5 I 3 2 9 9 2

К - 2 5 в К р у т я щ и й  м о м е н т  1 0 0 Н м .  В р е м я  п о л н о г о  х о д а  2 5  с е к .  К о м п л е к т - 0 , 2 5 р

------------------------
н о  с  с о е д и н и т е л ь н о й  т я г о й Г О С Т  7 1 9 2 - 8 0

—

Привязан

Йив №

Ш  9 0 3 - 1 - 2 7 7 . 9 0  A T M 3 . C 0 I

ЛиС!

2 6

Копирован 2  4 3 4 2 - 1 ?
^  Формат АЗ



Позиция Наименование и техническая характеристика оборудований и матеоиалое 
Завод изготовитель | д ля  импортного оборудовании-страна, фирма)

Ти п, марка 
оборудования. 
Обозначение 

документа и N? 
опросного листа

Единиц*
измерения

К од завода 
изготовителя

К о д  оборудования, 
материала

Цена 
единицы 
тыс. руб.

Коли*
мество

Масса
единицы

оборудования,
кг

Наиме*
нование

К од

I . I . 3 .  КТАНы

Температура исходной воды до и после КТАЙа 5°С и 20°С,

хиыочищенной вода до КТАНа 20°С

I Термометр ртутный прямой с ценой деления 1°С, с длиной П2-1°С-240— шт. 796 4321221102 18

верхней части -  240 мм и нижней части -  103 мм. Пределы -ЮЗ

шкалы от -30 до 50°С ГОСТ 2823-73
1

Оправа защитная прямая с длиной верхней части -  285 мм 2П.285.100. шт. 796 432I8I0I02 18

и нижней части -  100 мм для температуры 50°С 64.50

ОС125.1281-

-87

Температура химочищенной вода после КТАНа 50°С

2 Термометр р т у т н ы й  прямой с ценой деления 1°С, с длиной П4-1°С—240— шт. 796 432I22III4 6

верхней части -  240 мм и нижней части • 103 мм. Пределы -103

шкалы от 0 до 100°С ГОСТ 2823-73

Оправа защитная прямая с длиной верхней чготк -  285 ш
2П.285.Ю0. шт. 796 432I8I0I02 6

и нижней части — 100 мм для температуры Ю0°С 64.100

0CT25.128I-

-87

Прмвямм

______________ Ина Na

Ш 905-1-277.90 ATM3.C0I

.

Лист
Т т |

Копировал 2.^3ty2~f<?  1 i 6  Формат A J



Позиция Наименование и техническая характеристика оборудований и материалов 
Завод изготовитель ( для импортного оборудования-страна, фирма)

Единица
измерения

Код завода 
изготовителя

Крд оборудования, 
материала

Цена 
единицы 
тыс руб.

Копи, 
част во

Масса
единицы

оборудования,
иг

Тип. марка 
оборудования. 
Обозначение 

документа и N» 
опросного листа

Наиме*
нованне

Код

Температура дымовых газов до КТАНа 142°С

3 Термометр показывающий газовый, длина дистанционного капил- т ш -ю о шт. 796 42III3 I0 I0 3

ляра 4 м. Глубина погружения термобаллона 500 мм. Пределы 0725-7310.

измерения от 0 до 150°С 0070-87

Температура дымовых газов до КТАНа 195°С

4 Термометр показывающий газовый, длина дистанционного капил- ТГП-100 шт. 796 42ШЗЮЮ 3

ляра 4 м. Глубина погружения термобаллона 500 мм. Пределы ТУ 25-7310.

измерения от 0 до 200°С 0070-87

Теш ера тура исходной воды до и после КТАНа 5°С, 20°С
5,9 Термометр манометрический самопишущий газовый двухзаписной, ТГ2С-7П шт. 796 42III35 I0 I 6

привод диаграммы от синхронного микродвигателя. Длина дис- ТУ 25-7310.

такционного капилляра 10 м. Глубина погружения термобалло- 0070-87

на -  250 мм. Пределы измерения от -  50 до + 50°С

Температура хтдо чищенной вода до и после КТАНа 20°С, 50°С

8 , 1 2 Термометр манометрический самопишущий газовый двухзаписной, ТГ2С-7И шт. 796 42III35 I0 I 6

привод диаграммы от синхронного микродвигателя. Длина дистан- ТУ 25-7310.

_ иконного капилляра 10 м. Глубина погружения термобаллона - 0070-87

250 т .  Пределы измерения от 0 до Ю0°С

•

Привязан

Ина. №

Ш 903-1-277.90 АТМЗ.СО! 28
Копировал 24342-19 117, Формат АЗ



I * г

Коли
чество

(АйСС*
единицы

оборудования
«г

Позиции Наименование и техническая характеристика оборудований и матеоиалое 
Завод изготовитель (для импортного оборудования-страна,фирма)

Тип. марка 
оборудования. 
Обозначение 

документа и N» 
опросного листа

Единица
измерения

Код завод»
изготовителя

Код оборудования, 
материала

Цена 
единицы 
тыс руб.

Наиме'
кование

Код

-------

__Температура дымовых газов 4С°С; 15°С

6а,7а Термопреобразователь сопротивления медный с неподвижным шту- ТСМ-0879- ШТ. 796 42II4309I4 1 2

I 0 a , l f цером. Градуировка "50Мм. Защитная арматура -  сталь 08X13. 426-18

Монтажная длина -  320 мм 1У25.02. —

792288-80

6,7 Милливольтметр для измерения и двухпозиционного регулирова- Ш4541 шт. 796 4223250621 1 2

10,I I ния температуры. Градуировка "50М". Пределы измерения от 0 ТУ 25-0432.

до Ю0°С 058-86

Давление исходной воды и химочищенной воды до и после ______

КТАНов 0,25 Ша (2,5 кгс/см2), 0,2 МПа (2 кгс/см2) _-

13 Манометр показывающий. Пределы измерения от 0 до 0,4 Ша Ш4-У-4 ШТ. 796 42I2I3I883 24 _

(от 0 до 4 кгс/см2) кгс/см2

Г/ 25.02. ---------—

180335-84

Разрежение после КТАНов -  23330 Па (-233 кгс/м2) ...................

14 Тягонапоромер дифференциальный жидкостный на I  точку. Пределы ТДШ2500 шт. 796 42I24I9003 3 -----------—

измерения от 0 до 2500 Па (от 0 до 250 кгс/м2) ТУ25-П.935- _____ _— > —

-81 — ------

Разрежение перед КТАНами -  1460 Па ( -  146 кгс/м2), -  740 Па .

(-74 кгс/м2), после КТАНов -  1350 Па (135 кгс/к2)

—  .
Привязан

Инь Ns .

Ш 903-1-277.90 ATM3.C0I
Писг

29

Колирован / V 3  </2-19 116 Ф°РМ‘,Г А 3



Позиция Наименование и техническая характеристика оборудований и матеоиапое 
Завод изготовитель (для импортного оборудования-страна, фирма)

Единица.
измерения

Код завода 
изготовителя

Код оборудования, 
материала

Цене
единицы
тыс. руб.

Коли
чество

Массе
единицы

оборудования,
ВТ

Тип. марка 
оборудования. 
Обозначение 

документа и Nt 
опросного листа

Наиме*
издание

Код

15 Тягонапоромер дифференциальный жидкостный на I  точку. Пределы ТДПх1600 шт. 796 4212419003 9

измерения от 0 до 1600 Па (от 0 до 160 кгс/м2) ТУ25-П.935-

-81

■ .....—11

HI 903-1-277.90

Привязан

— —
Инв Ns

ATM3.C0I
Лист

30

Копировал 2 .4 3 * 2-1 9  Ф°РМаТ А3
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Позиция Наименование и техническая характеристика оборудований и материалов 
Завод изготовитель ( для импортного оборудования-страна, фирма)

Тип, марка 
оборудования. 
Обозначение 

документа и Ns 
опросного листа

Единице
измерения

Код завода 
изготовителя

Код оборудования, 
материала

Цена
единицы
Т“ С руб.

Коли
чество

ГЛасс*
единицы

оборудования,
W

Наиме1*
кование

Код

I . I . 4 .  Утилизация тепла

Температура исходной воды до и после подогревателя 5°С; 15°С,

температура химочищенной воды до и после подогревателя 40°С,

20°С

I Термометр прямой с ценой деления 1°С, с длиной верхней П-2-1°С-240- шт. 796 432I22II02 4

части -  240 мм и нижней части -  103 мм. Пределы измерения от 103

-30°С до + 50°С ГОСТ 2823-73

2 Оправа прямая защитная с длиной верхней части -  285 мм и 2П.285.100. шт. 796 4321810103 4

нижней части -  100 мм для температуры 50°С 64-50

ОС 125.1281-57

Давление во всасывающих патрубках насоса контура отбора проб,

насосов контура охлаждения 0,02 Ша (0,2 кгс/см2)

2 Манометр показывающий. Пределы измерения от 0 до 0,1 Ша Ш4-У~1кгс/ шт. 796 42I2I3I883 3

(от 0 до I  кгс/см2) /см2

ТУ25.02.

180335-84

Давление в напорных патрубках насосов контура охлаждения

0,18 Ша (1 ,8  кгс/см2), давление химочищенной воды до и

после подогревателя 0,16  МПа; 0,12 Ша (1,6 кгс/см2;

1,2 кгс/см2)

Привязан

ИнВ. N9

Ш 903-1-277.90 АШЗ.С01

Копировал Z ^ 3 ^ 2 - f 9  12Q  Формат АЗ



Единица
измерения

Позиция Наименование и техническая характеристика оборудований и матеоиалов 
Завод изготовитель | для импортного оборудования-страна, фирма)

Тип, марка 
оборудования. 
Обозначение 

документа и N9 
опросного листа

Наиме*
ноаание

Код Код завода 
изготовителя

Код оборудования, 
материала

Цена 
единицы 
тыс. руб.

К о с 
неет*0

Масса
единицы

оборудования,
кг

3 Манометр показывающий. Пределы измерения от 0 до 0,25 МПа Ш4-У-2.5 шт. 796 42X2131883 4
_____ _________

(от 0 до 2,5 кгс/см2) кгс/см2 ---------------------—

ТУ 25.02. --------------------------

180335-84 — ---------------

Давление исходной воды до и после подогревателя 0,25 Ша _ _ ---------------------

(2,5 кгс/см2):0,22 Ша (2,2 кгс/см2) -------------- -— --

4 Манометр показывающий. Пределы измерения от 0  до 0,4 Ша Ш4-У-4кгс/ шт. 796 42I2I3I883

(от 0 до 4 кгс/см2) /см2

ТУ25.02.

180335-84 .

Давление в напорном патрубке насоса контура отбора проб

0,5 Ша (5 кгс/см2)

6 Манометр показывающий. Пределы измерения от 0 до I  Ша МП4-У-Ю шт. 796 42I2I3I883 I

(от 0  до 1 0  кгс/см2 ) кгс/см2

ТУ 25.02.

180335-84

Уровень в баке нижних точек

5 Регулятор-сигнализатор уровня в комплекте: ЭРСУ-4 шт. 796 4218740903 I

блок релейный -  I  шт., ТУ25-2408-

датчик стержневой с фторопластовым изолятором длиной 0 , 6  м - 0 0 0 1 - 8 6

-  2  шт.

Привязан

Инв Na

щ  903-1-277,90 . АХМЗ.СО!

Копировал гЧ Ъ Ц г-1 9  121 Формат АЗ



Позиция
Завод изготовитель | для импортного оборудования «страна, фирма)

Тип. марка 
оборудования. 
Обозначение 

документа и N9 
опросного листа

Единица
измерения

Код завода 
изготовителя

Код оборудования, 
материала

Мена 
единицы 
тыс. руб.

Коли»
честао

Масса
единицы

оборудовали^
кг

Наиме'
ноааиие

Код

Среда -  вода, темпера аура 2 С°С, давление -  атмосферное

I . I . 5 .  Общие газомазутопроводы —

—

Темперааура низконапорного мазута из мазутонасосной 90°С

М-1 Термометр манометрический показывающий и сигнализирующий. ТГП-ЮОЭк Ш Т. 796 42III4II72 I

Длина капилляра - 6  м. Глубине погружения термобаллона -  125 ТУ25.02.

мм. Пределы измерения от 0 до 150°С 100375-84

Температура высоконапорного мазута из мазутонасосной 120°С

М-2 Термометр манометрический показывающий и сигнализирующий. ТШ-ЮОЭк Ш Т. 796 42III4II72 I

Длина капилляра - 6  м. Глубина погружения т ерш баллона - ТУ25.02.

160 мм. Пределы измерения от 0 до 150°С 100375-84

Давление высоконапорного мазута из мазутонасосной 2,5 МПа

(25 кгс/см2)

М-3 Манометр показывающий электроконтактный. Пределы измерения ЭКМ 1Ух40 Ш Т. 796 4212010017 I

от 0  до 4 МПа (от 0 до 40 кгс/см2) ТУ 25.02.

31-75

Давление низконапорного мазута из мазутонасосной I  МПа

( 1 0  кгс/см2 )
М-4 Манометр показывающий электроконтактный. Пределы измерения ЗИЛ 1Ух16 Ш Т. 796 42I2I40I02 I

от 0  до 1 , 6  Ша (от 0  до 16 кгс/см2 )

Привязан

Иня Ns

AOM3.COI
Лис»

Колировал 24342-19 122. Ф ор м ат А З



Единица.
измерении

Позиция Наименование и техническая характеристика оборудований и мятеоиалое 
Завод изготовитель ( д л я  импортного оборудования -  страна, фирма)

Ти п , марка 
оборудования. 
Обозначение 

документа и N? 
опросного листа

Найме"
нование

К о д /Сод завода 
изготовителя

К о д  оборудования, 
материала

Цена 
единицы 
тыс. руб.

К о ли 
чество

М асса
единицы

оборудования,
яг

Давление обратного мазута в мазутонасосную 0,2 МПа

(2 кгс/см2)

М-5 Манометр показывающий. Пределы измерения от 0 до 0,4 МПа Ш4-У-4кгс/ шт. 796 4212131883 I

(от 0 до 4 кгс/см2) /см2

ТУ 25.02.

1800335-84

Регулятор давления мазута паровых котлов

М-8а Преобразователь измерительный избыточного давления. Выходной Сапфир-22ДИ- шт. 796 4212811266 I

сигнал 0*5 мА. Предел измерения 4 МПа (40 кгс/см2) 2160-01-

У К Л .1 -0 ,5 /

4 МПа—05—

KI/4B

ТУ 25.02.

720136-83

М-8 Прибор регулирующий компактный с импульсным выходом PG 29.1.12 шт. 796 42I84I3129 I

ТУ 25.0205.

т 139-85

М-8б Усилитель трёхпозиционный У29.3 шт. 796 4218210722 I
ТУ 25.0205.

. 139-85

ТП 903-1-277.90

Привязан

Има N9

ATM3.C0I
Л и с т

34
Копировал Z434Z -19 1Z3 Формат АЗ



Позиция Нвимномии» и техническая характеристика оборудований и материалов 
Завод изготовитель ( для импортного оборудования-страна, фирма)

Тил. мар* а 
оборуд оеаиия. 
Обозначение 

документа и Ns 
о п р о с н о г о  листа

Единица
измерения

Код завода 
изготовителя

Код оборудования, 
материала

Цена 
единицы 
тыс. руб.

Коли
чество

Масс*
единицы

оборудования,
кг

Наиме*
новаиие

Код

' 1
i

М-8В Механизм электрический сднооборотный с реостатным датчиком. МЭ0-Ю0/25 - шт. 796 42I85I3299 I ------------ !
Крутящий момент 100 Нм. Время полного хода 25 сек. 0,25р ----------—

ГОСТ 7192-80

Регулятор давления мазута водогрейных котлов

М-9а Преобразователь измерительный избыточного давления. Выходной Сапфнр-22Дй- шт. 796 42I28I47I6 I
сигнал 04- 5 мА. Предел измерения I  МПа (10 кгс/см2) 2150-01-

УХЯ*3.1-0,5/

X МПа—05—

KI/4-B —

ТУ 25.02.
— . 1

720136-83

М-9 Прибор регулирующий компактный с импульсным выходом PC 29.1.12 шт. 796 42I84I3I29 I
ТУ 25.0205. ....—

139-85
. — — ^

М-9б Усилитель трёхпозиционннй У29.3 шт. 796 4218210722 X
ТУ 25.0205.

139-85

<Л~9В Механизм электрический однооборотный с реостатным датчиком. МЭ0-Ю0/25- шт. 796 42I85I3299 I
Крутящий момент 100 Нм. Время полного хода 25 сек. 0,25р"

------— „ —

ГОСТ 7192-80

Привязан ~  “  •—  1

- 1

Пня Ns
— 1

Ш 903-1-277.90 АТШ.С01

Копировал 2 4 3 4 2 ~ 1 9  “iZ y .  фор**г А.3



Позиция
Завод изготовителя | для импортного оборудования-страна, фирма)

------------------ г
Единица.

измерения

Код завода 
изготовителя

Код оборудован**, 
материала

Цена 
единицы 
тыс. руб.

Коли
чество

Масса 
единицы ! 

оборудования,
КГ

Тип, марка 
оборудования. 
Обозначение 

документа и Nf 
опросного листа

1

Наиме' 1 ^°А 
иоваиие1

— Комплект соединительной тяги Ш Т. 796 2

Расход низконапорного мазута из мазутонасосной 12 т/ч,

расход обратного мазута в мазутонасосную до 1 2  т/ч

М- 1 0 Расходомер мазута. Диаметр условного прохода -  32 мм. Ра- ТМ2С-32/64 шт. 796 42I3II0563 2

М-13 бочее давление 4 кгс/см2 (0,4 Ш а ). Пределы измерений от ТУ 25-0207.

3,2 до 16 мЗ/ч 0193-82

Расход высоконапорного мазута из мазутонасосной 5,1 т/ч,

обратного мазута в мазутонасосную до 5,1 т/ч

и - и а Счётчик-расходомер, в комплекте: CM2-I000 1 Ш Т . 796 42I3II600I 2

М-1 2 а I )  счётчик CMI, ТУ 25-02.

2) преобразователь ПН 032254-80

Выходной сигнал 0+ 5 мА. Пределы измерения от 1,5 до 10 мЗ/ч

M-II Прибор показывающий и самопишущий. Входной сигнал С+ 5 мА. КСУ1-001 шт. 796 42I74I30I3 2

Ы- 1 2 Скорость продвижения диаграммной ленты 40 мм/ч. Шкала от ТУ 25-0513.

0 до 10 мЗ/ч 048-84
- Сосуд разделительный 0СТ25.И60-_. лт. 796 5

-84

Давление газа в газопроводе к паровым котлам 35 кПа

(0,35 кгс/см2 )

Г-2 Датчик реле напора с пределами измерения от 0,4 до 40 кПа ДН-40 шт. 796 4218720980 2

(от 0,004 кгс/см2 до 0,4 кгс/см2) ■~тУ2 с д а г "
1602ГГ-83_—

Привязан

Инв. №

ТП 903-1-277.Э0 АШЗ.С01
Лист

з б !
Копирован 243 4 2 - 1 9  АЗ



Позиция
Змоя изготовитель { для импортного оборудования-страна, фирма)

Тип. марка 
оборудования. 
Обозначение 

документа и N9 
опросного листа

Единица
измерение

Код ЭМОД1 
изготовители

Код оборудования, 
материала

Цена 
единицы 
тыс. руб.

Коли-
чество

Масса
единицы

оборудований,
иг

Найме-
иоваиие

Код

Давление газа в газопроводе к водогрейным котлам 45 кПа

(0*45 кгс/сМ2)

Г- I i Датчик реле напора с пределами измерения от 0,4 до 4С кПа ДН-40 Ш Т. 796 4218720980 I

(от 0,004 кгс/см2 до 0,4 кгс/см2) ТУ 25-02.

I 60217- 83

r - I 2 Датчик-реле давления о пределами измерений от 0 до 0,25 МПа ЛД-0,25 шт. 796 4218720986 I

(от 0 до 2,5 кгс/см2) ТУ 25-02.

160217-83

I . I . 6 . г р у

Температура газа 20°С. Газопровод к ГРУ

В-91, Термопреобразователь сопротивления медный со штуцером. ТСМ-0879-425- Ш Т. 796 42II4309I0 I

Градуировка "50М". Защитная арматура из с.тали 08X13 с защит- -64

ной гильзой 5Ц4.819.015. Монтажная длина -  200 мм ТУ 25.02.

792288-80

Температура газа к ГРУ 20°С

НО Термометр ртутный прямой с ценой делений 1 °С, с длиной верх- П2—1° -240- шт. 796 432I22II03 I

ней части -  240 мм и нижней части -  163 мм. Пределы измере- -163

ния от -35°С до + 50°С ГОС Т2823-73

— Оправа защитная прямая с длиной верхней части -  285 мм и 2П-285.160. шт. 796 4321810102 I

нижней части -  160 мм для температуры 50°С 64.50

П р и вяза н

Ина N »

ТП 903-1-277.90 ATTC.COI

Ко пи р о ва л 42-1*? 426 Ф о р »»*г А З



----------------------— .

Единица
измерения

Позиция Наименование и техническая характеристик! оборудований и материалов

Тил, марка 
оборудования. 
Обозначение 

документа и N} 
опросного листа

Наиме-
ноеание

Код Код завод*
изготовителя

Код оборудования, 
материала

Цена 
единицы 
тыс. руб.

Коли»
чество

Масса 
единицы 

оборудования, 
кг

0CT25.I28I-

-87

Давление газа к ГРУ 0,6 Ша ( 6  кгс/см2)

I I I Манометр показывающий. Верхний цредел измерения I  Ша (10 МП4-У-Ю ШТ. 796
42I2I3I883 3

114 кгс/см2 ) кгс/см2

117 ТУ 25.02. — ----------------- ■-------------------------

180335-84

Перепад давления на фильтре 10 кПа (1000 кгс/м2)

1 1 2 Дифманометр сильфонный показывающий. Пределы измерения от 0 ДСП-160М ШТ. 796 42I25350I6 2

до 16 кПа (от 0 до 0,16 кгс/см2) 1У 25-7310.

0063 -  87

Давление газа к котлам ДЕ-25-14Ш 35 кПа (3500 кгс/м2),

к котлам КВ-Ш-35-150 45 кПа (4500 кгс/м2 )

11Ъ___ Вакуумметр самопишущий, привод диаграммы от синхронного BTC-7II ШТ. 796 42Ш35321 2

116 микродвигателя ~22СВ,  50 Гц. Пределы измерения:-100 до ТУ 25.02.

60 кПа (от -  1кгс/см2 до 0,6 кгс/см2) 101962-79

1 2 0 Мэновакуумметр показывающий. Пределы измерений от -ОД Ша ШЛ4-У-3 Ш Т. 796 42I2I37675 2

т до 0,3 Ша (от -1кгс/см2 до 3 кгс/с.м2) ТУ 25.02.

180335-84

Та 903-1-277.90

Привязан

Иив №

AH.t3.C0I
Лист

38

Колировал 24342-19 127 Формат АЗ



Позиция
Змюа mroTOwtTWMi { для импортного оборудования-страна, фирма)

Тип. марка 
оборудования. 
Обозначение 

документа и Ыв 
опросного листа

Единица
измерения

Код завода 
изготовители

Код оборудования, 
материала

Цена 
единицы 
тыс. руб.

Коли*
чество

Мзссг
епиниць

оборудования,
яг

Наиме'
иоеание

Код

Расход газа к котлам I7I69 мЗ/ч

118 Дифманометр самопшпуилй с интегратором. Пределы измерений ДСС-711ИН- Ш Т . 796 4212537028 1

от 0 до 20000 МЗ/ч —2 с

ТУ 25-7310.

0063 -  87

Опр.лист № 8

I I 8 a Диафрагма камерная на Ру 0 , 6  №а ( 6  кгс/см2) для трубо- ДКС0,6-300- шт. 796 I

провода Ду 300 т 1-а/б-З

Г0СТ26969-86

I . I . 7 .  Приточная установка

Теш ера тура воздуха

1,4 Термометр ртутный. Угловой предел измерения от ~30°С до 50°С. У-2Д90-1 Ш Т . 796 432I22I502 2

Длина верхней части -  240 mi, длина нижней части -  141 мм. 240-141

Цена деления 1°С ГОСТ 2823-73

Оправа угловая. Длина верхней части -  285 мм, длина нижней У285.160.64 шт. 796 432ISI0204 2

части -  160 мм 0 0  Т25.1281-87

Температура воды 150/70°С

2,3 Термометр ртутный прямой. Шкала от 0 до +160°С. Длина верх- П—5—2^—240— шт. 796 4321221152 2

ней части -  240 мм, длина нижней части -  163 мм. Пена деле- -163

ния 2°С ГОСТ 2823-73

ТП 903-1-277.90

Привязан

Иив Ns

AIM3.C0I

ЛиС1

39

Иопировлп 24392-  f9 tZS ®°р**<*'аз



Единица
измерение

Позиция
Завод изготовителя ( для импортного оборудования-страна, фирма)

Тил. меряв 
оборудования. 
Обозначение 

документа и N» 
опросного листа

Наиме*
нование

Код Код заводе 
изготовителя

Код оборудования, 
материала

Цена 
единицы 
тыс. руб.

Коли
чество

Массе
единицы

оборудования,
кг

- Оправа защитная прямая. Длина верхней части -  285 мм, 2П.285.160- шт. 796 432I8I0I04 2

длина нижней части -  160 мм 64-160

ОС Т25,1281-8*/

Температура воздуха 4°С

5 Терморегулирующее устройство диламетрическое электрическое. ТУДЭ-1-2 шт. 796 42II240II7 I

Пределы регулирования от 60 до +40°С. Длина чувствительной ПГВ2

трубки -  505 мм. Дифференциал от 2 до Ю°С ТУ 25-02.

281074-78

Температура обратной воды 20°С

6 Тэрморегулиругацее устройство дилатометрическое электрическое. ТУДЭ-4 шт. 796 42II24CI22 I

Пределы регулирования от 0 до 250°С. Длина чувствительной П1В2

трубки -  265 мм, Диффренциал от 4 до 20°С *ГУ 25-02.

281074-78

I . I . 8 . В_П_У

Температура пара к подогревателю исходной воды 164°С

X-I Термометр прямой с ценой деления 2°С, с длиной верхней П6-2°С-240- шт. 796 432I22II38 I

части -  240 мм и нижней части -  103 мм. Пределы измерения 103

от 0°С до 200°С Г0СТ2823-73

Привязан

Ии». №
Лист

Ш 903-1-277.90 ATM3.C0I 40
Копировав 2 4 3 4 2 - 1 9  129  ФорматАЗ



I

Позиция Наименование и техническая характеристика оборудований и матеоиапов 
Завод изготовитель ( для  импортного оборудования-страна, фирма)

Ти л. мерка 
оборудования. 
Обозначение 

документа и N? 
опросного листа

Е д и н и ц а

измерения

Код завода 
изготовителя

К од оборудования, 
материала

Цена 
единицы 
тыс. руб.

Коли
чество

Масса
единицы

оборудования^
иг

Наиме"
нование

Код

- Оправа защитная прямая с длиной верхней части -  285 мм и Л 2 шт. 796 432I8I0I03 I
нижней части -  100 мм для температурь* 200°С 2П.285.100.

64.200

0СТ25.1281-87

Температура конденсата 'за подогревателем исходной воды 150°С

Х-2 Термометр прямой с ценой деления 2°С, с длиной верхней П6-2°С-240- шт. 796 4321221139 I

части -  240 мм и нижней части -  163 мм. Пределы измерения -163

от 0°С до 200°С ГОСТ 2823-73

2 Оправа защитная прямая с длиной верхней части -  285 мм и я 3 шт. 796 432I8I0I04 тм

нижней части -  160 мм для температуры 200°0 2П.285.160.

64.200

Температура исходной воды до подогревателя +I5PC, за подогре-

вателем +30°С

Х-3 Термометр прямой с ценой деления 1°С, с длиной верхней части - П2-1°С-240— шт. 796 432I22II02 2

Х-4 240 мм и нижней части -  103 мм. Пределы измерения от -30°С -ЮЗ

до +50°С ГОСТ 2823-73

— Оправа защитная прямая с длиной верхней части -  285 мм и *  2 2Я.285. шт. 796 432I8I0IQ3 2

нижней части -  100 мм для температуры +50сС 100.64.50

ОС'125.1281-87

Привязан

Имв №

Ш 903-1-277.90 АШЗ.СО!
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Позиция Наименование и техническая характеристика оборудований и материалов 
Завод изготовитель (для импортного оборудования-страна, фирма)

Единице
измерения

Код завода
изготовителя

Код оборудования, > ттериала
Цена 

единицы 
тыс. руб.

Коли
чество

Масса
единицы

оборудования,
яг

Тип, мерка 
оборудования. 
Обозначение 

документа и Nt 
опросного листа

Наиме'
нование

Код

________ - -  _
Давление исходной воды, пара и конденсата до и после ---------------— •
подогревателя, в напорных патрубках насосов исходной воды

0,68 Ша; 0,6 МПа; 0,43 МПа

Хт̂1;2 Манометр показывающий. Пределы измерения от 0 до I  Ша Ш4-У-10 Ш Т. 796 42I2I3I883 6

X-6 .X-J? (от 0  до 1 0  кгс/см2 ) кгс/см2

х - ю ^ 1725.02.

180335-84

Давление во всасывающем патрубке насоса раствора соли

0,02 Ша (0,2 кгс/см2)

Х- 8 Мановакуушетр показывающий. Пределы измерения - 0 , 1  + 0,3 Ша МШ4-У-3 Ш Т. 796 42I2I37675 I

(от - I  до 3 кгс/см2 ) кгс/см2

ТУ 25.02.

180335-84

Давление в напорном патрубке насоса раствора соли 0,2 Ша

( 2  кгс/см2 ) , во всасывающих патрубках насосов исходной воды

0,1В Ша (1,8 кгс/ск2)

Х-9 Манометр показывающий. Пределы измеоения от 0  до 0.4 Ша Ш4-У-4 Ш Т. 796 42I2I3I883 3

х - п 1>2 (от 0 до 4 кгс/см2) кгс/слй

ТУ 25.02.

180335-84

Привязан

_

Инв. Ns

I ТП 903-1-277.90 А'Ш З.СО!
Лист
42
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Единица.
измерения

Позиция Наименование и техническая характеристика оборудовали и материалов 
Завод изготовители { для импортного оборудования-страна, фирма)

Тил. марка 
оборудования. 
Обозначение 

документа и № 
опросного листа

Наиме'
нование

Код Код завода
изготовителя

Код оборудования, 
материала

Цена 
единицы 
тыс руб.

Коли.
честно

Масса
единицы

оборудования,
кг

Расход загрязненного конденсата 6 , 8  мЗ/ч

М б Ротаметр пневматический общепромышленный. Предел измерения р п -ю т а Ш Т. 796 I

от 0  до 1 0  у ё /ч ГОСТ13045-81

Расход исходной воды к эжектору 12,6 т/ч

X-I7 Дифманометр-расходомер показывающий. Пределы измерения от ДСП-160М шт. 796 42I25350I6 2

0  до 16 т/ч ТУ 25.02.

100259-83

Опр.лист J6I0

Х-17а Диафрагма камерная на Ру 10 МПа (100 кгс/см2) для трубопро- ДКС10-50-1- Ш Т. 796 I

вода Ду 50 мм -а/б-4

Г0СТ26969-86

Расход промывочной воды к Jda-к а тионитным фильтрам П ступени

11,5 т/ч

X-I8 Дифманометр-расходомер показывающий. Пределы измерения от ДСП-160М шт. 796 4212535016 I

0 до 12,5 т/ч ТУ25.02.

100259-83

Опр.лист J6 I I
Х-18а Диафрагма камерная на Ру 0,6 МПа ( 6  кгс/см2) для трубопро- ДКС-0,6—50— шт. 796 I

вода Ду 50 мм 1 -а/б-З

Г0СТ26969-86

Привязан

Ина. Nfi

Ш 903-1-277.90 АТЛЗ.СО!
Лист

44
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Наименование и техническая характеристика оборудований и материалов 
Заво д изготовители { для импортного оборудования-страна, фирм а)

Тип. марке 
оборудования. 
Обозначение 

документа и Му 
опросного листа

Единица
измерении

Код завода 
изготовителя

К о д  оборудования, 
материала

Цена 
единицы 
ты с. руб.

Коли
чество

М асса
единицы

оборудования,
иг

Позиция Наиме*
иовамие

Ко д

Расход промывочной воды к Л/а-катионитным фильтрам

I  ступени 45,2 т/ч

X -I9 Дифманометр-расходомер показывающий. Пределы измерения от 0 ДСП-160М шт. 796 4212535016 I

до 50 т/ч 1У 25.02.

100259-63

Опр.лист И 2

X -I9 8 Диафрагма камерная на Ру 0 ,6  МПа ( 6  кгс/см2) для трубо- ДКС 0,6-100- шт. 796 I

провода Ду 1 0 0  мм 1-а/б-4

ГОСТ26969-86

Расход исходной воды к А/а-катионитным фильтрам I  ступени

70,9 т/ч
Х-20

1+3 Дифманометр-расходомер показывающий. Пределы измерения от ДСП-160М шт. 796 4212535-316 3

0  до 80 т/ч ТУ 25.02.

100259-83

Опр.лист М 3
Х-20а

1*3 Диафрагма камерная на Ру 10 МПа (100 кгс/ом2) для трубе- ДКС 10-150- шт. 796 оо

провода Ду 150 мм I —а/6—4

Г0СТ26969-86

Расход А/а-катионированной воды к N  э-катионитным фильтрам

П ступени 33,8 т/ч

Привязан

Иие-Na

щ  903-1-277.90 ATM3.C0I

Лист
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Единице
измерения

Позиция Наименовании и техническая характеристика оборудований и матеоиапов 
Завод изготовитель ( для импортного оборудования-страна, фирма)

Тип. марка 
оборудования. 
Обозначение 

документа и Ns 
опросного листа

Наиме"
нование

Код Код завода 
изготовителя

Код оборудования, 
материала

Цена
единицы 
ты с руб.

Коли
чество

М асса
единицы

оборудования,
кг

Дкфманометр-расходомер показывающий. Пределы измерения от 0 ДСП-160М Ш Т . 796 4212535016 3

до 40 т/ч ТУ 25.02.

100259-83

Опр.лист ЖЕ4
X-2 J к Дифманоиетр-расходомер показывающий. Пределы измерения от 0 ДСП-160М Ш Т. 796 4212535016 3

до 12,5 т/ч ТУ 25.02.

100259-83

Опр.лист ЖЕ4
X--2I?

1*3
Диафрагма камерная на Ру 0,6 МПа для трубопровода Ду 100 мм ДКС 0,6-100- Ш Т . 796 3

с двумя парами отборов 1-а-б-З

Г0СТ26969-86

Расход химочищенной воды в надпяточный деаэратор 37,1 т/ч

Дифманометр-расходомер показывающий. Пределы измерения от 0 ДСП-160М Ш Т. 796 42I25350I6 I

до 40 т/ч ТУ25.02.

100259-83

Опр.лист Ж15

Х-22а Диафрагма камерная на Ру 0,6 МПа для трубопровода Ду 100 мм ДКС 0,6-100- Ш Т . 796 I

1-э/б-З

Г0СТ26969-86

Привязан

1Иив. Na ...
Лист

Ш 903-1-277.90 ATM3.C0I 46

Копировал 1ЧЪЧ1-19 135 Формат АЗ



Позиция

Х-23

Х-23*

Х-24

Х-25

1-26

Х-27

Х-28

Наименование и техническая характеристике оборудований и материалов 
Завод муотовитепь { для импортного оборудования-страна, фирма)

Расход химочищенной воды в питательный деаэратор 33,8 т/ч

Дифманометр-расходомер показывающий.Пределы измерения от О

до 40 т/ч

Диафрагма камерная на Ру 0,6 МПа для трубопровода Ду 100 мм

Уровень в баках взрыхления и в баках мокрого хранения соли

Регулятор-сигнализатор уровня в комплекте:

блок релейный -  I  шт.,

датчик стержневой с фторопластовым изолятором длиной 0 , 6  м -

I  шт.

Уровень в дренажном приямке

Регулятор-скгнализатор уровня в комплекте:

блок релейный -  I  шт.,

Тип. марка 
оборудования. 
Обозначение 

документа и N* 
опросного листа

ДСП-160М

1У 25.02.

100259-83

Опр.лист №16

ДКС 0,6-100-

1-а/б-З

ГОС126969-86

ЭРСУ-4

ТУ 25-2408-

001-86

ЭРСУ-4

ТУ 25-2408-

Единица
измерения

Наиме*
ноеание

Ш Т .

Ш Т ,

шт.

шт.

Код

796

796

796

796

Код завода
изготовителя

Код оборудования 
материала

42I25350I6

42I874ICS2

42I874I062

Цена 
единицы 
тыс руб.

Коли
чество

датчик стержневой с фторопластовым изолятором длиной 0 , 6  м - 001-86

3 шт.

Привязан

ТП 903-1-277.90

—
Инв N«

0  АТ!,Б.C0I

Лист
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мидия
Завод изготовители ( для импортного оборудований «страна, фирма)

Единице
измерений

Код завода 
изготовители

Код оборудования, 
материала

Цена 
единицы 
тыс. руб.

Коли
чество

Масса
единицы

оборудования,
кг

Тип. марка 
оборудований. 
Обозначение 

документа и Ns 
опросного листа

Наиме*”
новаиие

Код

1,2. Злекттэоаппатттоа

1.2.1. Вспомогательное оборудование водогрейной части.

I. Диод 0,4*- 0,68 КД-Ю2А шт. 796 634II0I0II 3

2. Переключатель пакетный трехполюсный 500В ППЗ-60/Н2 шт. 796 I

3. Резистор 7,5Вт , 2кСМ ПЭ-7,5 шт. 796 606055IIII I

4. Пускатель магнитный ^  220В П М Л  1 1 0 0  4 В шт. 796 34272I3I37 6

5. Приставка [ЖЛ-220-4 шт. 796 6

1.2.2. Вспомогательное оборудование паровой части

I. Диод 0,4+ 0,6В К Д -1 0 2 А . шт. 796 634II0I0II 6

2. Кнопка управления исп.4 ~  500В К Е - 0 2 1 У З шт. 796 I

1.2.3. В  П У

I. Резистор 7,5В , 2нСМ ПЭ-7,5 Е Г . 796 606055IIII I

.

Til 9C3-I-277.90

Привязан

Инв №

АШЗ. G0I Лист

48
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1 1

Позиция
Завод изготовитель { для импортного оборудования-стремя, фирма)

Тил, марка 
оборудоааиия. 
Обозначение 

документа и Nf 
опросного листа

Единица
измерения

Код завода 
изготовителя

Код оборудоааиия, 
материала

Цела 
единицы 
тыс руб.

Коли
чество

Масса 
единице* 

оборудовав-к 
яг

Наиме*
ноааиие

Код

1.3. Трубопроводная арматура.

1.3.1. Вспомогательное оборудование водогрейной части

I. Вентиль запорный муфтовый на Ру 1,6 ГШа (16 кгс/см2), 15ч 8 бр Ш Т . 796 3722III007 18

Ду 15мм Г0СТ18722-73

___2__Крян треууоттпнпгт затяжной М У Ф Т О В Ы Й  на Ру 1.6 Ша___________ IIB I8 6 K шт. 796 37122260I I 39
(16 кгс/см2), Ду 15 мм ТУ 26.07.

1061-73

1.3._2. Вспомогательное оборудование паровой части.

I. Вентиль запорный муфтовый на Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2) 15ч8бр Ш Т . 796 3722III00?

Ду 15 мм Г0СТ18722-73

2. Кран трехходовой натяжной муфтовый на Ру 1,6 Ша 11Б18бк шт. 726 37I22260II 23
(16 кгс/см2), Ду 15 мм Г0СТ21345-78

3. Вентиль игольчатый муфтовый Ру 16, МПа, Ду 15 мм (ВИ)15с54бк2 шт. 796 37 42III043 7

Г0СТ23230-78

4. Вентиль треххоповой Pv 14 Ша. Ду 10 ш (829-10-0) шт. 796 3742II703I02 8

I0S3-I0-0

Привязан

Иня№

ТП 903-1-277.90 ATM3.C0I
Лист
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Позиция Наименование и техническая характеристика оборудований и матеоиалоа 
Завод изготовитель ( для импортного оборудования-страна, фирма)

Е д и н и ц а

измерения

Код  завода 
изготовителя

Код оборудования, 
материала

Цена
единицы
тыс. руб.

Коли-
нестео Масса

единицы
“ворудовання,

Тил. марка 
оборудования. 
Обозначение 

документа и Nt 
опросного листа

Наиме*
ноедние

К о д

1.3 .3 . КТАНы

36
I .  Кран трехходовой муфтовый на Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2) 1Ш 8бк пгг. 796 37I22260II

Ду 15 ш Г0СТ121345-
-78

г ~  —

1 .3 .4  Утилизация тепла ~ -------------------- —

I .  Кран трехходовой натяяной муфтовый на Ру 1,6 МПа 11Б186К шт. 796 37I22260II
1 0

.

(16 кгс/см2), Ду 15мм ТУ 26.07-

1061-71

1.3.5. Общие газомазутопроводы
-------------------------

I. Вентиль запорный муфтовый на Ру 2,5 МПа (25 кгс/сгл2), 15иж6бк-1 3JT. 796 3742II9070 5

Ду 15 ш . ТУ 26.07-

271-80

в 2. Вентиль запорный сильфонный вакуумный цапковый для I5E50P-31 шт. 796 3742III043 4

газообразных сред на Ру 0,25 МПа (2 ,5  кгс/см2), Ду 10мм. Г0СТ22728-77

3. Вентиль запорный му&тошй на Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), 15кч18п шт. 796 3732III027 5

ILv 16 ши Г0СТ18161-72

Привязан

Инв. Ns

ТП 903-1-277.90 АТМЗ.C0I
Лист
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Позиция Наименование и техническая характеристика оборудований и материалов 
Завод изготовитель | для импортного оборудования «страна, фирма)

Тип. марка 
оборудования. 
Обозначение 

документа и N» 
опросного листа

Единица
измерения

Код завода 
изготовителя

Код оборудования, 
материала

Цена
единицы 
тыс руб.

Коли
чество

Мессе
единицы

оборудования,
ег

Найме*
иоаание

Код

L  3 . 6 . Г Р У

I .  Вентиль запорный сильфонный вакуумный цапковый для газо - 15Б-50Р-ЗМ шт. 796 3742III043 4

образных сред на Ру 0,25 Ш а (2 ,5  кгс/см2), Ду 10 мм, Г0СТ22728-77

2. Кран проходной сальниковый муфтовый на Ру 1,0 МПа 11Б6бк шт. 796 3712222003 1 0

(10 кгс/см2), Ду 15 мм. Г0СТ19193-78

1 .3.7. В П У

I .  Вентиль запорный муфтовый Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2) Ду15мм 15ч8бр шт. 796 3722III007 24

Г0СТ18722-73

2. Кран трехходовой натяжной муфтовый Ру 1,6 МПа 11Б18бк шт. 796 37I22260II 1 2

(16 кгс/см2) Ду 15мм ТУ26.07-

I0 6 I-7 I

ТП 903-1-27?,90

Привязан

Ина №

ATM3.C0I
Лист

51
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Позиция Наименование и техническая характеристика оборудований н матеоиалов 
Завом изготовитель ( для импортного оборудования -  страна, фирма)

Единица
измерения

Код завода 
изготовителя

Код оборудования, 
материала

Цена 
единицы 
тыс руб.

Коли-
честао

Масса
единицы

оборудования,
кг

Тип. марка 
оборудования. 
Обозначение 

документа и Ns 
олоосного листа

Наиме*
нование

Код

1 . 4 . Кабели и пловола

1.4.1. Вспомогательное оборудование

водогрейной части. — -----------------■

I. Кабель контрольный с медными жилами, с полихлорвиниловой КВЕГ4Х1 км 008 3563I40I00 0,5

изоляцией, в полихлорвиниловой оболочке. Г0СТ1508-78

2. То же КБВГ 7x1 км 008 3563I40I00 0,05

Г0СТ1508-78

3. Кабель контрольный с алюминиевыми жилами, с полихлорви- АКВВГ 4x2,5 КМ 008 3563440100 0 , 6

ниловой изоляцией, в полихлорвиниловой оболочке. Г0СТ1508-78

_ 4. То же АКВВГ 7x2,5 км 008 3563440100 0,15

Г0СТ1508-78
5. То же АКВВГ10х2,5 км 008 3563440100 0,25

ГОСТ1508-78

6 . То же АКВВГ 14х км 008 3563440100 0,15

. х2,5

ГОСТ1508-78

7. То же АКВВГ19х2,5 км 008 3563440100 0 , 0 1

. ГОСТ1308-78

Привязан

|Инв Na ____ _
Лист

ТП 903-1-277.90 ATM3.C0I 5 2

Колировал 2434Z '  19 141 Формат АЗ



Позиция
Завод изготовитель | для импортного оборудования-страна, фирма)

Тип. марка 
оборудования. 
Обозначение 

документа и N? 
опросного листа

Единица
измерения

Код завода 
изготовителя

Код оборудования, 
материала

Цена
единицы
тыс руб.

Коли*
частво

Масса
единиц»!

оборудование
яг

Наиме
нование

Код

8 . Провод с медной жилой, с полихлорвиниловой изоляцией ПВЗ сеч. Хмм2 М 006 355II30300 250

Г0СТ6323-79

1 .4.2. Вспомогательное оборудование

паровой части.

I. Кабель контрольный с медными жклаш, с полихлорвиниловой КВВГ 4x1 КМ 008 3563I40I00 0,35

изоляцией, в полихлорвиниловой оболочке Г0СТ1508-78

2. Кабель контрольный с алюминиевыми жилами, с полихлорвини- АКВНГ-4х2,5 км 0 0 8
3563440100 0,38

лоеой изоляцией, в полихлорвиниловой оболочке. Г0СТ1508-78

3. То же АКВВГ 10x2,5 км 008 3563440100 0,24

Г0СТ1508-78

4. Провод с медной жилой, с полихлорвиниловой изоляцией ПВЗ сеч. 1ш2 м 006 355II30300 2 2 0

Г0СТ6323-79

1.4.3. КТАНы

I. Кабель контрольный с медными жилами, с полихлорвиниловой КВВГ-4Х1 км 008 3563140100 0 , 8 6

изоляцией, в полихлорвиниловой оболочке Г0СТ1508-78

2. Кабель к о н т р о л ь н ы й  с  алюминиевыми жилами, с полпхлорви-____ АКВЕГ4х2,5 км 008 3563440100 0,4

ниловой изоляцией, в полихлорвиниловой оболочке Г0СТ1508-78

Привязан

—

Иия. Ns 1

ТП 903-1-277.90 АТШ.С01
Лист

53

Копировал 24342-19 1t2 . Фор— **3
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Позиция

Змоя изготовителе J дли импортного оборудования-страна, фирма)

Тип. марка 
оборудования. 
Обозначение 

документа и N9 
опросного  листа

Единиц*
измерения

К од завода 
изготовителя

Код оборудования, 
материала

Цена
единицы 
тьл. руб.

Коли»
чвстяо

Месса
единицы

оборудо»*^
иг

Наиме*1
ноаание

Код

— ■—

1 .4.5. Общие газомазугопровсды

I.  Кабель контрольный с медными жилами, с полихлорвиниловой КВВГ 4x1 км 008 0,4

изоляцией, в полихлорвиниловой оболочке Г0СТ1508-78

2. Кабель контрольный с алюминиевыми жилами, с полгослорвини- АКВВГ 4x2,5 км 008 0,3

ловой изоляцией, в полихлорвиниловой оболочке ГПСТТ508-78
3. То же АКВВГ 10x2,5 км 008 ОД

Г0СТ1508-78 __________

4. Провод с медной жилой, с полихлорвиниловой ПВЗ сеч. 1ым2 м 006 90

изоляцией Г0СТ6323-79 ________——

' -- ---- -

1.4.6. Г Р У

I .  Кабель контрольный с меднши килами, с полкхлорвиниловой КВБГ 4x1 км 008 0,03 -

изоляцией, в полихлорвиниловой оболочке ГОСТ1508-78 —

2. Кабель контрольный с алюминиевыми жилами, с полихлорвпни- АКВВГ 4x2,5 км 008 0 , 0 2

ловой изоляцией, в полихлорвиниловой оболочке Г0СТ1508-78 .________ _

3. Провод с медной жилой, с полихлорвиниловой изоляцией ПВЗ сеч. 1мгл2 м 006 ю

Г0СТ6323-79 _________ —

__________ —

Привязан

I ТП 903-1-277.90 А'ШЗ.СО! 55

j  If ц Формат АЗКопировал 2ЧЗЧ2-1?



Позиция Намманоамма и техническая характеристика оборудований и матеоиапоа 
Заацд изготовитель { для импортного оборудования-страна, фирма)

Единица
измерения

Код завода 
изготовителя

Код оборудования, 
материала

Цена 
единицы 
тыс. руб.

Коли
чество

Масса
единицы

оборудования,
яг

Тип. марка 
оборудования. 
Обозначение 

документа и Ns 
опросного листа

Наиме*
нование

Код

1.4.7. Приточная установка —

I. Кабель контрольный с алюминиевыми жилами, с полихлорви- АКВВГ4х2,5 км 008 0,03

ниловой изоляцией, в полихлорвиниловой оболочке Г0СТ1503-78

2. То же АКВВГ 7x2,5 км 008 0,06

Г0СТ1508-78 _

3. Провод с медной жилой, с полихлорвиниловой изоляцией ПВЗсеч. 1глм2 м 006 30

Г0СТ8323-79

1.4.8. В П У

! I, Кабель контрольный с медными жилами, с полихлорвини- КВВГ 4x1 км 008 0,05
i
1________ ловой изоляцией, в полихлорвиниловой оболочке ГОСТ1508-78

i 2. Кабель контрольный с алюминиевыми жилами, с поли- АКВЕГ4х2,5 км 008 0,07

хлорвиниловой изоляцией, в полихлорвиниловой оболочке ГОСТ 1508-78

3. То же АКВВГ 7x2,5 км 008 0,07

ГОСТ 1508-78

4. Провод с медной жилой, с полихлорвиниловой изоляцией ПВЗ сеч. 1 глм2 м 006 30

Г0СТ6323-79

_______

Привязан

Ине.Нз

ТП 903-1-277.90 ATM3.C0I

Копирован 2 4 3 Й - 1 9  7 ^ 5  Формат АЗ



Позиция
Завод изготовители I дни импортного оборудования-страна, фирма)

Тип. марка 
оборудования. 
Обозначение 

документа и Ns 
опросного листа

Единица
намерения

Код завода 
изготовителя

Код оборудования, 
материала

Цена
единицы
тыс руб.

Коли, 
част ас

—  г 1 '

Масс.
единице

оборудования,
«Г-

Наиме”
нование

Код

L 5 . Монтажные изделия

1.5 .1. Вспомогательное оборудование водогрейной части

I. Металлорукав РЗ-Ц-Х-^25 м 006 60

ТУ23988-77

1.5.2. Вспомогательное оборудование паровой части

I. Металлорукава РЗ-Ц-Х-^25 м 006 60

ТУ223988-77

1.5.3, КТАНы

I. Металлорукав РЗ-Ц-Х-^25 м 006 15

ТУ22.3988-77

1.5j_4. Утилизация тепла
1.. *

I. Металлорукав РЗ-Д-Х-^25 м 006 I

ТУ22.3988-77

Привязан

■ ■" *

1
Инв. №

ТП 903-1-277.90 ATM3.C0I
П«СТ7
С гО 3 \

Копировал 24Ъ4г-1? 446 . Формат АЗ



Позиция
3— °Д изготовитель ( для импортного оборудования-страна, фирма)

Единица
измерении

Код завода 
изготовителя

Код оборудования, 
материала

Цена 
единицы 
тыс. руб.

Коли и 
чество

Масса
единицы

оборудования,
иг

Ти л, марка 
оборудования. 
Обозначение 

документа и N r 
опросного листа

Наиме*
ноаание

Код

—
1 . 5 , 5 .  О б щ и е  г а з  ш а з у т о п р о в о д ы

—

L  М е т а л л о р у к а в Р З - Ц - Х - ^ 2 5 м 0 0 6 2 5

Т У 2 2 . 3 9 8 8 - 7 7

____________L . 5 A .  Г Р . У ______________________________________________________________________________________

L  М е т а л л о р у к а в Р З - Ц - Х - ^ 2 5 м 0 0 6 5

Т У 2 2 . 3 9 8 8 - 7 7

1 . 5 . 7 .  П р и т о ч н а я  у с т а н о в к а

1

1и М е т а л л о р у к а в Р З - Ц - Х - ^ 2 5 и 0 0 6 1 0

Т У 2 2 . 3 9 8 8 - 7 7

I . - 5 . 8 .  В  П  У

4 гм—  - - I .  М е т а п л о р у к а в Р З - Ц - Х - ^ 2 5 м 0 0 6 1 0

Т У 2 2 . 3 9 8 8 - 7 7

2 .  С т а л ь  п р у т к о в а я  0 , 5 м м  и з  н е р ж а в е ю щ е й  с т а л и  1 2 x 1 8 м  Ю Т — м 0 0 6 1 5

, ( д л я  н а р а щ и в а н и я  э л е к т р о д о в  Э Р С У - 4 )

Т П  9 0 3 - 1 - 2 7 7 . 9 0

Привязан

Инв. N9

A T M 3 . C 0 I

Лист

5 3

Копировал ШЗУ1~ 19 W7 Формат АЗ

mi « ла
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Позиция Наименование и техническая характеристика оборудований и материалов 
Завод изготовителе j для импортного оборудования-страна, фирма)

Тип, марка 
оборудования. 
Обозначение 

документа и № 
опросного листе

Единиц»
измерения

Код завода 
изготовителя

Код оборудования^ 
материала

Цена
единицы

руб.

Коли
чество

М асс;
единице»

оборудования.

Наиме"
номмие

Код

2 . Об о б  упование. поставляемое подр я п ч и к о м

2 .1. Вспомогательное оборудование водогрейной части

I .  Проводник заземляющий П-500 шт. 796 50

ТУ 36.1276-
-76

2. Коробка соединительная КС-10 пгт. 796 13

ТУ 36.1763- ■
-78

3. Коробка соединительная КС-20 шт. 796 4

ТУ 36.1763-

-78

4 . Короб стальной горизонтальный п г - г о о шт. 796 40

ТУ 36.1109-

-77

5. Короб стальной горизонтальный ПГ- 2 0 0 пгт. 796
1 0

ТУ 36.1109-

-77

Привязан

Ина. Ns

АТМЗ.СО!
Лист

Г-9

Л о *Пслагр4фмск* Млд тип. N  Г 3  5вО§ А)



I—

Найманов вине и техническая характеристика оборудований и матеоиалоа 
Завод изготовителе ( для импортного оборудования -  страна, фирма)

Единица.
измерения

Код завода 
изготовителя

Код оборудования, 
материала

Цена 
единицы 
тыс руб.

Коли
чество

Масса
единицы

оборудования,
кг

Позиция

Тип. марка 
оборудования. 
Обозначение 

документа и N9 
опросного листа

Наиме"
нование

код

6 . Корс<5 стальной горизонтальный ИГ-150 шт. 796 2 0

ТУ36.1109-77

7. Угольник горизонтальный УГ-ЮО шт. 796 5

ТУ 36.1109-

-77
8 . Угольник горизонтальный # УГ- 2 0 0 шт. 796 5

ТУ 36.1109-
-77

9. Угольник горизонтальный УГ-150 шт. 796 4

ТУ36.1109-77

10. Тройник горизонтальный ТГ-ТОО шт. 796 5

ТУ36.1109-77

I I .  Тройник горизонтальный ТГ-150 шт. 796 4
а

ТУ36.1109-77

12. Тройник горизонтальный ТГ-200 шт. 796 3

ТУ 36.1109-

-77
13. Переходник П-100-150 шт. 796 5

ТКП-2943-74

Привязан

Инв.№

7П 903-1-277.90 АТШ.С01
Пист

60
Копировал 24$42-19 149  Формат АЗ



Позиция
Завод изготовитель | для импортного оборудования -  страна, фирма)

Тип, маржа 
оборудования. 
Обозначение 

документа и Ns 

опросного листа

Единица
измерения

Код эаяода 
иэготоаиталя

Код оборудования, 
материала

Цена 
единицы 
тыс. руб.

if Масса
единицы

оборудования,
иг

Наиме*
ноеание

Код

14. Переходник П-150-200 шт. 796 3

ТКЧ-2943-74

15. Стенд РПП-1 I

16. Стенд РПП-2 2

17. Статив CC-I шт. 796 2

18. Статив СС-2 шт. 796 2

19. Статив СС-3 шт. 796 2

20. Подставка под Ш  (исполнительный механизм) до 10 кг _ шт. 796 5

21. Конструкция настенная II-620-4 шт. 796 I

2.2. Вспомогательное оборудование
паровой части.

I. Проводник заземляющий TT-fiO O птт. 796 яя
ТУ 36.1276-

-76

2. Коробка соединительная КС-10 шт. 796 1 0

ТУ 36.1763-

-78

ТП 903-1-277.90

Привязан

Иив. N9

АТГ.13. C0I
Лист

61

Копировал 2*3f ? '  19 450 % Формат АЗ



Позиция Наименование и техническая характеристика оборудований и материалов 
Завод изготовителя ( для импортного оборудования-страна, фирма)

Единиц*
намерения

Код завода 
изготовителя

Код оборудован^ 
материала

Цена 
единицы 
тыс руб.

Коли*
чество

Масса
единицы

оборудования,
нг

Тил. марка 
оборудования. 
Обозначение 

документа и № 
опросного листа

Наиме'
ноаание

код

3. Коробка соединительная КС-20 ШТ. 796 5

ТУ 36.1763-

-78

4. Стенд РПП-1 шт. 796 X

5. Отатив СС-2 ШТ. 796 I

6. Статив СС-3 шт. 796 3

7. Подставка под Ш (исполнительный механизм) до 10 кг - шт. 796 5

8. Конструкция настенная по ценнику II-620-4 шт. 796 I

2.3. КТАНы

I. Проводник заземляющий И-500 шт. 796 18

ТУ36.1276-76

2. Коробка соединительная КС-10 шт. 796 6
ТУ36.1763-78

3. Статиз CC-I шт. 796 2

2 .4 . Утилизация тепла

. I .  Проводник заземляющий П-500 шт. 796 2

ТУ36.1276-76

Привязан

Инв. N9

ТП 903-1-277.9С АТЫЗ. C0I

Копировал 2 ^ 3  ^  - f  9  151 Формат АЗ



Позиция Наименование и техническая характеристика оборудований и матеоиалоа 
Завод изготовитель | для импортного оборудования-страна, фирма)

Тил. марка 
оборудования. 
Обозначение 

документа и Ns 
опросного листа

Единица.
измерения

Код завода 
изготовителе

Код оборудования, 
материала

Цена 
единицы 
тыс. руб.

Коли»
нество

1 ~

Масса
единицы

оборудования,
яг

Наиме"
новаиие

Код

2. Коробка соединительная КС-10 шт. 796 I

ТУ36.1763-78
2.5. Общие газомазутопроводы

I .  Проводник заземляющий П-500 шт. 796 20

1У36.1276-76

2. Коробка соединительная КС-10- шт. 796 3
1

ТУ 36.1763-

-78
3. Коробка соединительная КС-20 ТУ. 36. шт. 796 2

.1763-78

4. Подставка под Ш  (исполнительный механизм) до 10 кг шт. 796 2

5. Конструкция индивидуальная по ценнику II-620-5 шт. 796 5

2.6. Г Р  У

I .  Проводник заземляющий П-500 шт. 796 4

ТУ 36.1276-

-76

ТП 903-1-277.90

Привязан

Инн Ns

ATT.I3. C0I
Лист

63

Копировал Z4342~1*? 1^2. Формат АЗ



Позиция Наименование и техническая характеристика оборудований и  матеоиапое 
Завод изготовитель ( д ля  импортного оборудования-страна, фирма)

Единица
измерения

К о д  завода 
изготовителя

К о д  оборудования, 
материала

Цена 
единицы 
тыс. руб.

К о ли 
чество

М асса
единицы

оборудования,
иг

Т и л . марка 
оборудования. 
Обозначение 

документа и N9 
опросного листа

Наиме*
ноааиие

К о д

2. Коробка соединительная КС-10 шт. 796 I

ТУ36. Г753-7

3. Статив СС-2 шт. 796 I

2.7. Приточная установка

Проводник заземляющий П-500 Ш Т . 796 6

ТУ36.1276-

-76
2. Коробка соединительная КС-10 Ш Т . 796 2

ТУ 36.1763-

-78
2.8. В П У.

I. Проводник заземляющий П-500 Ш Т . 796 12
ТУ36.1276-

■
-76

2. Коробка соединительная КС-10 шт. 796 5

ТУ36.1763-78

ТП 903-1-277.90

Привязан

Инв. Ма

лтаз.со! Л и ст

64
Копировал 24342-f9 fS3 Формат АЗ



П о зи ц и я Н аим енование и техническая ха рактери сти ка об о р удо в а н и й  и м атеоиалое 
З а в о д  и з го то в и те ль  ( д л я  и м п о р тн о го  о бо рудо в ани я  .с т р а н а , ф и р м а )

Т и п . марка 
о б о р у д о в а н и я . 
Обозначение 

докум ента  и N9 
опросного  ли ста

Е ди н и ц а
изм ерения

К о д  завода 
и зго тови тели

К о д  об о р удо в а н и я , 
м атериала

Ц ена 
единицы  
ты с  р уб .

К о л и 

че ство

t

М асса
единицы

оборудования,
кг

Наим е* 
новей ие

К о д

3. Конструкция индивидуальная по ценнику I 1-620-5 шт. 796 6
4. Конструкция настенная по ценнику I 1-620-4 шт. 796 5

ТП 903-1-277.90

Привязан

Имя Ns

А'ШЗ.СО!
Л и с т

65

Копировал 24$42 ~ 19 154 ® о Р « а т АЗ



Позиция Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. 
Завод изготовители ( для импортного оборудования-страна,фирма)

I .  Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком

Тип, марка 
оборудования. 
Обозначение 

документа и Ne 
опросного листа

Единица
измерения

Наиме
нование

Код Код завода 
изготовителя

Код оборудования 
материала

Цена 
единицы, 
тыс. руб.

Коли
чество

Масса 
единицы 

оборудования, 
кг

1 .1. Приборы

I .  Концентратор сигнально-пусковой приемно-контрольный 

____ (на 1 0  лучей)

ШГС-З комп 671

В комплект поставки входит:

I ,  Резистор ШТ-0,25; 4,3 ком -  10 шт.

2. Диод КП 52IA -  1 0  шт.

Питание ~  220В; 40ВА; -24В; 40Вт

2. Извещатель ручной пожарный

3. Извещатель пожарный тепловой

1.2. Электроаппаратура

I .  Резистор I I  ком.

Иив №

Привязан

ТУ25.7709

001-87

ИПР шт. 796

ИП-105-2.I шт. 796 31
I2M0.082.

. 033*17

ШТ-0,25 шт.

020.467.

. 180ТУ

гип
Нач о тд

Н  AO H Tp

34

Щдбальс 
Т.Геййан
Юртгс

Гп спец Окраудс 
Ру» >р Иру±Ш1н
Т К ^ П к а т ' . К о т о в Е

ТП 903-1-277.90 АП. СОХ

Спецификация
оборудования

С та д и я Л и ст Л и сто в

Р ----г 2
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Позиция Наименование и техническая характеристика оборудований и материалов 
Завод изготовитель I д ля  им портного оборудования -  страна, фирма)

Единица
измерения

К о д  завода 
изготовителя

К о д  оборудования^, 
материала

Цена 
единицы 
тыс. руб.

К о л и -
чество

М асса
единицы

оборудования,
кг

Т и л . марка 
оборудования. 
Обозначение 

документа и Ns 
опросного листа

Найме**
ном ние

К о д

1.3. Кабели и провода

I .  Кабель телефонный с медными жилами с полиэтиленовой ТПВ 10x2x0,5 км 008 0,02

изоляцией в поливинилхлоридной ободочке. Число пар -  10 ТУ16.505.131-

-75

2. Цровод телефонный с медными жилами с поливинилхлоридной ТЕВ 2x0,5 м 006 300

изоляцией TCCT2G575-

-75

Копировал 2 ^ 3 4 2 - 1 9  156  Формат АЗ



И
нв

. 
Ns

 
по

дп
.1

 
П

од
пи

сь
 и

 
да

та
 

I 
Вз

ам
. и

нв
. №

ы

ZN
Н

с
<

Позиция Наименование и техническая характеристика оборудований и материалов 
Завод изготовитель { для импортного оборудования-страна, фирма)

Тип, марка 
оборудования. 
Обозначение 

документа и Ns 
опросного листа

Единица
измерения

Код завода 
изготовителя

Код оборудования, 
материала

Цена 
единицы 
тыс. руб.

Коли
чество

Масса
единицы

оборудования,
кг

Наиме
нование

Код

2. Оборудование, поставляемое подрядчиком

2 .1. Монтажные изделия

I .  Коробка универсальная УК-2П шт. 796 18

Г0СТЮ040-75

2. Гермокоробка на ч клеммы - шт. 796 4

3. Коробка телефонная КРГ-П-Ю шт. 796 I

Г0СТ8525-78

Привязан

Инв. №

ТП 903-1-277.90 АП.С01
Лист

Копировал 24342-19 f/57>op«arA 3
Типовой проект 903-1-277.90

https://files.stroyinf.ru/Index2/1/4293789/4293789498.htm

