
ТИПОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ

407-03-534.89

СХЕМЫ И НИЗКОВОЛЬТНЫЕ КОМПЛЕКТНЫЕ УСТРОЙСТВА 

УПРАВЛЕНИЯ И АВТОМАТИКИ ТРАНСФОРМАТОРОВ 110*220 кВ 

ПОДСТАНЦИЙ С УПРОШЕННЫМИ СХЕМАМИ

ПЗ ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА СТР. 3*6

ЭС СХЕМЫ  УПРАВЛЕНИЯ, АВТОМАТИКИ
И СИГНАЛИЗАЦИИ СТР. 7*66

энергосбережение и энергетическая эффективность

http://www.mosexp.ru/energeticheskoe-obsledovanie.html


ТИПОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ

4 0 7 -0 3 -5 3 4 .8 9

СХЕМЫ И НИЗКОВОЛЬТНЫЕ КОМПЛЕКТНЫЕ УСТРОЙСТВА 
УПРАВЛЕНИЯ И АВТОМАТИКИ ТРАНСФОРМАТОРОВ 110*220 кВ 
ПОДСТАНЦИЙ С УПРОШЕННЫМИ СХЕМАМИ

А Л ЬБО М  1
ПЗ ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА СТР. 3-6
ЭС СХЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ, АВТОМАТИКИ

И СИГНАЛИЗАЦИИ СТР. 7*66

РАЗРАБОТАНЫ

ИНСТИТУТОМ,.ЭНЕРГОСЕТЬПРОЕКГ

М инэнерго СССР

ЗАМ. ГЛАВНОГО ИНЖЕНЕРА ИН-ТА С. Я. ПЕТРОВ
Г\

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА Ф . Н. Р Ы Ш К А

УТВЕРЖДЕНЫ 

И ВВЕДЕНЫ В ДЕЙСТВИЕ

М и н э н е р г о  СССР 

п р о т о к о л  от im s a  n ге

<£> ЦИТП Гдесгроя fCC
ш о 1 -о Г Т ~



Т/Л
’&

лГ
яо

Зл
 П

од
пи

сь
 t/

да
т

а 
Б

Б
ун

ё
.-

У
? 

' 
* 
», 

«
12з

п
тм

-А
' 

~~
~*

 
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
 

, 
• 

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
_

- 
__

__
__

__
__

__
__

А
ль

б
о

м

С одерж ан ие оль&ом о

Лист Иаименоёание Стр- Лист Наименование Стр ЛисЛ Ноименоёание Стр

12 3, ПЗ Пояснительной записка • з М 19,20, ЭС Аиния ПО кВ W l( W2) Выключатель масляный с при- 25,26, 4Щ ЭС Выключатель 220к8 ти п о ВМТ . Мостика * 53,53
4 3 24,22 оконным приводом. 27,28 48,49 Упраёление и аётоматика. Схема полная. 5bJS

у эс Общие донные 7 Упраёление и аётоматика. Схема полная. 50 56
■5754 ЭС Трансформатор Т4[т2).3скнитаминимального напряжения

2 ЭС Поясняющие схемы и ёыБор чертежей 3 23,24,
25,26

ЭС ПС» Дёа блока. ТрансформаторТТ[т2)трехо5моточныйс 
питанием со стороны СН. Выключатель 02 НО кВ.

29,30,
31,32

6-40кВ. Схема полная,

~58~м ЭС Трансформатор Т1(Т2).Выключатель Of В-ЮкВ з,ю 1111

62 ЭС Трансформатор Т1(т2),ЦепиАВРт. Схема полная.

ти па  В КУО
Упраёление иаётпм атика Схема полная. 27,28 ЭС ПС „Дёо Блока. "Трансформатор Т4(т2)8£жо5моточный. 33,34 53,5? ЭС ПС с * мостикоёыми Ъхемами. Линия W/fW2). Трансформато- S9J0

трехоБмоточный Без питания со стороны сн  Зыклю- ры напряжения ЗхНКФ Н0'220В. Схема полная.

5,6 ЭС Тоонссооомггтп п T/f Т2). Выключатель 04 В-ЮкВ и л чат ель 02 НО к В,
Упраёление и аётоматика. Схема полная. 55 ЭС ПС» Д8о Блока"Линия W<(W2). Трансформатор напряжения 64

ЗхНКФ НО-220кВ. Схема полная.
29,30, ЭС выключатель ,, мостика" НО кВ масляный с пруокиН-з5:зб(

7.8 ЭС Трансформатор TifT2). Выключатель Of Я~/ОкВ /3,44 3 4.32 ным приёодом. 37, за. 5$Д? ЭС Блок6А262 -90 аётоматика ёь/ключателя * мос~ 52ДЪ

т г  /п гг ЯКЯ~/П 33,34 Упраёление и аётоматика. Схема полная. 33,40 ти к а ¥ НО кВ,

Управление и аётом атика Схема полной.
----- /-------—------------------------ -------------- "

Схема полная, соединенийрядоёоаокимоё иоБи}ии Вид.
з$зв, ЭС Трансформатор И(т2) трехоБмото чный. дёуссоБмото чум'4(J43,

9,10 ЭС Трансформатор Т1(Т2) Выключатель О У G-ЮкВ
/ t v  tnpy Д М*& -  ff)

М б 37 Выключатель Q2 220кВ типа ВМТ 43 58 ЭС блок 6AU3-90 АВР Быключотеля„ Мостика. " 64

Упраёление и аётоматика. Схема полной. Схема полная соединенийрядоёэоокимоёиоди/ий ВидITfUnU Of\ & /и, --- -----  ---
Управление и аётоматика. Схема полной. ■

38,39. ЭС Линия 220К8 чн (W2). выключатель типа 8МТ. 44,45,
46

53,60 ЭС 5локБА2Ь4-$0 АВРТ.

W& Op ThrrunmOH>/vr/ymftо ’TffTP) тОРУРЕмПгППVUh/U 5ря пи- 47.46 40 Упраёление и аётоматика. Схема полная Схема полная, соединений рядоёзожимоёи обшиб ВидJC. IfULJ гТ С LJix\JrJfr( CJ/ / fL/H-s f // » 4/ / raw w vww *fss .
ргичи//Q m  c m m n / CH. Вь/ключатель 03 35н3 мае-

------ /Z--^ --------—--- -------------

лаиыи Ц42, ЭС ПС, ‘Мёа БлокаТЗансФарматор TtfTS)трехоБмоточный ST Трансроры агор Tffr2 ). Трансф орм атор S7

Управление и автоматика. Схема полная. 43 с питанием со стороны СН. Выключатель 02 220кв 49 я& пря cfceнс/я 2  *//0А? д  - /П кё н а  ёёоре.

типа 8МТ. » __ С хе м а  п о лн а я.

13. м ЭС Тланссрооматоо TffT2)трехоБмоточный с питанием 49.2.0 Упраёление и аётоматика - Схема полная.
со стпопны ен Выключатель 03 ЗБкЗ масляный-

---г..‘-4——------- ----—------------—■ 1 ................

УпааПлрмир и а втом а т и ко. Схема полная. 44,45 ЭС ПС „Мёавлаха Г Трансформатор пМВёххоБмо-^ 90'54

точный. трехоБмоточный Без питания состороны__
15,16, Эс Трансформатор 7“ff Т2) трехоБмото чный. БёуоБмо-24,2 2 , СН. Выключатель Q2 220к В типа 8MZ __
1436 точный Вы к то  чател ь СВ 4ЮкВ. 23,24 Упраёление и  аётом атика. Схема полная.

Уорооление // аПтомсгтико. Схема полного. , А*
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/ Введение.
// Типовые материалы для проектирования выполнены 
no плану типового проектйро дани Я вострая С вер но. 
/УЗЯ- /3302.2. а предназначены для использования при конкрег- 
ном. проектировании подстанции с трехобмото чнь/ми а 
двухобмото чными трансформаторами if0'220/3S/6-ЮкВ, 
//0-220/6-/0 кВ мощностью 25' 80s В, А , а т а  коне я для ю т- 
ся заданием заводам но типовые ЯКУ. 8 составе типовых 
материалов для проектирования-  один альбом.
12. В альбоме, приведены схемы управления, автомо- - 
ти к и  и сигнализации масляных выключателей транс 
форматора,линии,„ мостика,"Схемы трансформаторов 
напряжения линии /Ю-220К8, схемы автоматики вкяю -. 
уения вы клю чателя „ мостика"схемы автоматического 
включения резервного трансформ атора (АВРТ), a тех- 

' же схемы НКУ - •
/д  с выпуском настоящих типовых материалов для про
ектирования аннулируется типовой проект„ Полные схемы 
трансформаторовподстанции /Ю'220к8 с главными схемами 
электрических соединении* блочными Ь„ мостиковь/ми УЮ20/тм.
/я. Настоящие липовые материалы применяются совместное 
роботами, указанными в  табл. /.
2. Общая часть.
2./ Работа выполнено применительно К следующим схемам 
распределительных устройств подстанций //О-220кВ (ом.работу 
,, схемы принципиальные электрические распределительных 
устройств напряжением 6... 750к8 подстанций 407-03-Ш.87).

, 2././ И а стороне высшего напряжения /Ю-220кВ.
! — Два блока с выключателями и неавтоматической премь/чкой 
со стороны линий;

, —  Мостик с выключателями 8 целям трансформаторов 
и ремонтной перемычкой состороны трансформаторов;

—  М остик с выключателями 6 цепях линийиремонтной
перемычкой состороны линий. * .

2.1.2. И а стороне среднего напряжения 35кв • !
—  одна рабочая, секционированная выключателем  
система шин)

' 2 ./.3 . Настороне низшего напряжения 6~/0к8
— Одна секционированная выключателем система 

шин 6-/0 кв. ‘
— Две секционированные выключателем системы шин б/ОкВ.

2 .2 . Схемы выполнены для ПС со следующими типами 
выклю чат елей .*
2 .2 .1  Но стороне высшего напряжения /Ю -220к8 

масляные выключатели с пружинным приводом

ВМ7-/Юб-25/1250УХЛ/ в м т-ffOS-w/stOOQWH; - 
ммо-//о-/боо-з/. 53/;
8МТ-2206-26/1250Ш/' ВМТ-220-40/2000УХЛ1.

2.2.2. На стороне среднего напряжения 35кВ масляные 
выключатели.

, 8муэ -356-25/1250УХЛ/ с приводом Л Э М У т-В /З о тг  
С ~ 35М -  /й/бЗОУ/

2.2.3. На стороне низшего напряжения б/0к8предусматрива
ется использование шкафов КРУ с масляными выклю чо- 
телями типа ВК-Ю, ВКЭ-/0, разработанных 8  типовом 
проекте,. Схемы электрические принципиальные шкафов 
КРУ и КРУН 6-/0кВ ПС энергосистем на  постоянном 
и выпрямленном оперативном токе \6V07-03-425.87.

2.3. режимы работы подстанции
2.3.1 Предусматривается похождение в работе обоих

трансформаторов.
2. з. 2. Предусматривается та к ж е  нахождение в работе 

одного трансформ аторапри этом  другой транс
форм атор находится в  резерве.

2.3.3. Настороне -8Н1/Q-220кВ предусматривается парал
лельная и раздельная работа трансформаторов 
для ПС со схемой „ Мостик-' / 
на стороне ПН, 35кВ предусматривается как раз
дельная, та к  и параллельная работа  трансформа
то р о в ;
На стороне НН 6- /ОкВ предусматривается только  

раздельная работа трансформаторов.
2.4. Питание ПС предусматривается со стороны высше

го иорряо/ссния /Ю-220КВ.
Д ля  ПС с трехобмотоунь/ми трансрорматораеги пре
дусматривается два варианта -

—  с питанием со стороны среднего напряжения ЗвкВ; -
— без питания со стороны  среднего напряжения 35кВ, 

Со стороны низшего напряжения 6-/0кв может 
иметься связь с маломощными генерирующими ис
точниками.

3. Пояснения к схемам.
3.1. Схемы выполнены для подстониий с напряжением опера
тивного то к а  220В.
3.2. В схемах управления и автоматики масляных выключателей 
220к8 типа Вмтисключены цепи подхвата командного импульса 
на включение. Подхват цепи включения, выполняемый для 
Защиты Контактов реле команды КСС/ в случае кратковрё 
менного командного импульса, не требуется, то к  кок в коуеа-. 
ве реле команды „ вклю чить ипринятореле типа РП/8-7У
С задержкой на отпадание. При включении выключателя 

разрыв цепи электромагнитов включения всегда будет

производиться Контактом контактора после//оьмтания 
/уюкконтокта хотя бы одной иъ фаз выключателя .
3.3. В схемах управления выключателя /Ю-22Ск В „Мостика" 
предусмотрено возможность оперативного 
включения вы клю чателя с помощью переклю- 

< уателя ручной синхронизации ЗУ/ и щитка синх
ронизации в  случае, если есть необходимость 
проверки наличия синхронизма при включении.
При наличии параллельны х связей и о т с у т с т 
вии необходимости проверки синхронизма 

при оперативном включении цепи ручной синх
ронизации из схемы исключаются.
На основании о пы та эксплуатации в  настоя 
щей работе п р и н ято  решение исклю чить из 
схем управления а автом атики цепи опера
тивного вклю чения выключателей через устрой
ство ПП8, пуск Которого осущ ествляется с 
проверкой синхронизма, а  та к ж е  цепи пере- 
ключа те л я  вь/боро реж им а включения 
3. Ч. Схема ПП8 с применением полупроводнико
вого устр о й ств о  • РЛВ-О / выполнена следую 
щим образом. Цепи за пр е та  ( блокировки) 
и разрешения по дго то вки  ус тр о й с тв а  Апз 
выполнены т а р  ч т о  при отклю ченном  вы
клю чателе выдержка времени /готовности  
сброшена и цепь разреш ения по дготовки - 
разом кнута. Сброс вы держ ки времени 
t  готовности лрц оперативном отклю чении вы^ 
клю чо те ля д о с ти га е тс я  зам ы канием  цепи 
Запрета АП В замыкающим конт акт ом  реле ;
КСТ/. При отклю чении вы клю чателя о т  за
щ иты после неуспешного АП В t готовности 
оказывается сброшенной в  р е зуль та те  рабо
ты  устр о й ства  РПВ'О / после первого о т 
ключения вь/КЛЮ ЧОтелЯ о т  защиты. Набор 
бремени готовности после отключения не 
производится > т .к . цепь подготовки разом кнута 
включенными в  нее. кон тактам и реле Кос/ и кс:г

\
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( Включение. вцель подготовкикантактавреле KQCf, КО С 2 оказа
лось возможным всвяза с отказом  о т  включения выключа
теля через АПВ).Дво последовательно включенных контакта 
двух реле использованы для надежного размыкания цели 
Сброс вы  дсрочен и врем ени t  го то в н о сти  
и  ра зм ы ка н и е  цепи г о т о в н о с т и  у с тр о й с т
ва  АП в  после о тк лю ч е н и я  вы клю чателя ба
е т  в о з м о ж н о с ть :
—  осуа/е cm в и т ь  З а п р е т А П в  Замыканием его 
цепи з а п р е та  к о н т а к т а м и  реле  з а щ и т ы  
и  а в т о м а т и к и  без использования бололнителы

но го пром еж уточного реле с с омоподхватом, к а к  в  ра 
нее разр аботанны х схемах/При замь/канаи цели  
за п р е та  А л в  вы держ ка врем ени t го то в н о сти

сбрасы вается. При с н я т и и  цели запр ета  после 

отклю чения вь/клю чателя и  размыкания к о н та к те  
реле Защ иты  и  а в то м а ти к и  £ готовности не набира
е тся  вви ду разм ы кания цели го то в н о с ти );

-  не вы по лнять за п р е т АП8 при вклю чении выклю
ч а те ля , т .е . исклю чить к о н т а к т  р е л е  /гос/из це
пи за п р е та ;

использовать* в  цепи пуска А Л 8  вы клю чателя с 

> пруж инны м приводом к о н т а к т  р е л е  KQTf, включен
ного через б л о к -к о н т а к т  завода пруж ин. •
После неуспеш но го вклю чения вы клю чателя но K3t 
срабаты вания реле K Q Tf после замыкания блок -  
к о н та к та  завода пр уж ин через в  сек. и  замыка
ния та к и м  образом цепи пуска АПв, излиш него 
срабаты вания у с т р о й с т в а  П П 8  не пр ои зой дет, 
т .  к. цепь п о д го то в к и  б у д е т  р а з о м к н у та  на  
К о н та к та х  р е ле  KQCf и  KQC2.
3.5. 8 связи с наличием трансф орм атора напряжения на 
линиях 220кв в  схемах предусмотрен полноценный контрол ь
наличия и отсутствия напряжения на линии (реле контроля 
одного междудоазного напряжения и реле контроля отсутствия 
3Uo) для выполнения APQ выключателя^ а та к ж е  для ис
пользования в  цепях Защ иты. Реле напряжения уста н а в
ливаю тся на панели защ иты . Схему включения ре ле  
контроля напряж ения см. в  схемах защ иты  ли н и й  
220к 8  приведенных в  работе Ц07-ОЗ-606.88. Ъм же см. обос
нование необходимости выполнения полноценного к о н т
роля напряжения для линии 220К 8.
8  схеме управления и автоматики выключателя линии НОкВ 
или трансформ атора предусматривается одно реле  
Контроля междудоазного напряж ения на линии д ля

выполнения целей пуска АПВ и ускорения защит линии. Реле на/ря- 
жения устанавливается на панели автоматики. При наличии 
двух выключателей линии //Окб ПС со схемой „ мостик * НО кв с 
выключателями в  цепях трансформаторов и ремонтной пе
ремычкой со стороны трансформаторов в схему ускорения 
защиты линии вклюуаются рараллельно контакты указанных 
реле контроля двух выключателей\ т .к . при выводе в  ре
м онт одного из них схема ускорения долж н а о ста ться  
в  роботе.
3.6. Схема ASP выключателя „мостика "выполненодля слу/оя 
раздельной роботы трансформаторов но стороне /Ю-220кВ ПСсо 
Схемой „мостик 7 т.е. выключатель „мостика *нормально отключен 
(при этом далжеь/отключентакже Св но стороне 35кВ).
Д ля ПС со схемой „ М остик с выключателями в  цепях ли
ний и рем онтной перемычкой со стороны линии "схемара
б о та е т следующим образом..
При исчезновении напряжения на одной из линий (вследст
вие КЗ на ней или но шинах ПС с противоположного 
конца линии) и при наличии напряжения на другой линии 
при помощи контактов реле времени KTf(KT2) отключает
ся выключатель Qf соответствующей линии {при ноли you пи
тания со стороны  СИ трансформатора выключатель 
Ш отклю чается защ итой Линии) и включается вь/клюya
rn ель tl мостика ".Двухпозиционное реле КС/блокирует схему 
А8Р при включенном выключателе „ мостика "илипосле его 
включения по цепи АвР; при отключении выключателя 
Q1 линии Защ итой трансформ атора или ошиновки (при 
этом  проверяется наличие напряжения на линии) и прирадо- 
т е  У  РОВ /Ю-220кВ. возврат реле K U  и подготовка кра- 
боте схемы А8Р производится приогпклю'/ениивь/ключателя 
„ м остика "ивключении выключателей обеих линий.
Д ля ПС со схемой „ Мостик с выключателями вцепи тронс<рор- 
матороь иремонтнойперемычкой- со строки /ранарормоторов"схема 
АВР также срабатывает при исчезновении напряжения на одной 
из линий, наличии напряжения на другой линии и включенном 
выключателе в  цели трансформатора. Следует отметить, что при 
КЗ. но любой из линий НО-220кВ о последующем неуспеш
ном АПв линии; осуществленным выключателем противоположного 
Конца линии будет произведено повторное включение линии 
выключателем„ Аюстика " о т  устройства АВР. Успешное 
АВР выключателя * мостика ''м ож ет бы ть произведено 
при исчезновении напряжения но пинии вследствие по-  
вреждения на шинах, о т  которы х п и та е тс я  линия 

с противополож ного Конца.

/]ро роботе защиты трансформатора или защиты ошинов
ку робота устройства А8Р блокируется размыканием 
ко н та кта  реле КО of выключателя 02 трансформогсри т/ 
или 72. При отказе в  отключении вь/ключателя Q2u дейст
вии 8Р08 срабатывает двухпозиционное реле K U  и такж е  
блокирует ра б о ту устройства АВР. При помощи KLf схема 

А В Р  блокируется и при включенном выклю чателе 
„м о сти к а  ". При отключенном выключателе „мостика 
и наличии напряж ения н а  обеих линиях схема под
го то в ле н а  к  р а б о те .

Время срабаты вания ус тр о й с тв о  АВР должно быть 
больше времени АПв противоположного кониа линии и 
меньше, чем время дей ствия защита/ минимально го 
напряж ения тр а н сф о р м а то р а . 8  схеме А 8 Р  
предусмотрен переклю чатель для вывода схема/ из 
р о б о ты  и блок — к о н та к т а в то м а та  трансф орм ато
р а  напряжения /70-220x3 линии для  блокирования 
схемы при неисправности цепей напряж ения.
Реле K L f выбрано двухпозицианным^ для код водного бло
кирования устройство АВР7
—  При срабатывании УР08 (после отключения смежных 

выключателей кон такт УР06 разомкнете q);
— при нормально включенном выклю чателе „мостика ~

и отключении его после неуспешного Апз линии 
(для ПС „Мостик с вь/клю чателя ми в  цепях троке - 
форм аторов ).

— При нормально включенном выключателе „м остики " 
и отключении его и выключателе в  цепи линии при пов
реждении ошиновки (после неуспешного Апв) или 
трансформ атора, о та к ж е  в  связи а обесточе/кх?м 
линии, отключения ее с  прютивополож/юго конца. 

Д ля  ПС с питанием со стороны С  У  35к8 схема 
АВР вы клю чателя „ м остика  " м ож ет применяться 
то лько при наличии параллельны х связей, обеспечива
ющих синхронные напряж ения секции шин 55 кВ.
Л 7. Защ ита минимального напряж ения устанавли
вается но ПС без питания со сторонь/ среднего н а - 
пряысения 3 5  кВ.

I

'/0 7 -0 3 -6 3 / . 8 9  0 3  !
Схемыц.ЧКУупрядоеная и аЫлома/г.ини i
срапматорбг 1//0-220кВ ПС с упрощенными 
схемами ______

СтаЗо$| Лист ( Л'нт.оХ

РП 1 2X. контр
Уач.пт
еж$е,-.
См. инок.

Губкине и т
h /вкиня,
бежчят
ЛУкНЯНоби

Пояснительная Запаска.
--------- . И - . . . -у ----

Энергосемьпрехкт 
7 г.А^оскбО 

(в$Ог
________ лбЩгЩ

гйзо3-61 15 Копировал:Парамонова фермам At
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При исчезновении напряжения на стороне £-/0*8 Вслучае ра- 
. боты защиты ошиновки и последующем неуспешном АП8 

или исчезновении напряжения но противоположном конце 

питающей линии защ ита минимального напряжения дейст
вует на отключение Вь/ключа/лелей £40. ЗбкВ трансфор
м атора у  на Включение секционных Выключателей Qcf и 
QC2 6 но кВ (если Выключатель Н-Ю кВ й/и Q4не отклю чи
лись защитой ошиновки') Выключатель 35кб транс форма, 
тора отклю чается защ итой ошиновки только при Вклю
ченном секционном вь/клю ч а т ел е.

В работе /редуслтотпено питание цепей напряо/сения Защиты 
минимального напряжения пт ТН на вводе £40 кд трансфор
м атора/а не о т  ТНна шинах Я-/ОкВ, как э то  бь/ла Выполнено 
В ранее Выпущенных работа). Витание цепей напряжения 
О т ТН на ВВоде позволяет, во-первых,устонаВлиВать одну 
защиту минимального напряжения при наличии дВух Вы
ключателей £40 к& на стороне МН и Выключателя 35кЗ на 
Стороне СН; Во-Вторых, исключается сроботыЕаниезащиты 
минимального напряжения при КЗ на шинах £~/8кд, что 
предотвращает Возможность Включения секционного Вы
клю ча те ля но побежденные шины.
Д ля предотвращения отключения Выключателей трансформа

тора защитой минимального напряжения В  случае неисправ
ности ТН но ВВоЗе В- /О к В ( Кроме неисправностей‘ с Вя
занных с отпаданием автом ата В  цепях ТН  ВВода) Вцепь отк
лючения Выключателей 6 -/0, ЗбкВ трансформатора вводит
ся контакт реле контроля отсутствия напряжения на соот
ветствую щ их шинах В-/О, ЗбкВ.

В р о б о те  Выполнено питание оперативных целей защиты
минимального напряжения cm отдельного автом ата 367  
для исключения попадания цепи,, плюса "постоянного тока  
защиты троне форматора В КРУ(см. цепь к о н та к та  а в то 
м ата ТН  6-Ю  к в  ко вводе).
3 8 Если  но Л  С предусматривается режим работы  с нормаль

но Включенным одним трансформатором, а вторы м - вреэер- 
Вг, сле дуе т применять разработанную  В  настоящих/лило- ~ 
Вых материалах схему А В Р Т  (автоматического включения ре
зервного трансформатора при повреждении трансформ стх 

ра, находящегося В р о б о те , а  такою  е при исчезновении пи
та н и я ). Схема А8Р Т  допо лняет схему защ иты  минималь
ного напряж ения. Работа схемы А в Р Т  происходила 

следую щ им образом -.

При исчезновении напряжения на вводе 640кЗ трансформа
то р а  вследствие КЗ на питающей линии или на шинах 
ПС, К которым подключен противоположный конец линии, о 

та к ж е  вследствие КЗ о трансформаторе или на ошиновке 

отпадаю т репе напряжения, включенные но междурядные 
напряжения ТН на вводе £40 к В трансформатора и сра
баты ваю т реле времени КТ/, выдержка времен/ которого от
строено о т времени АПВ ошиноёкииАПЗ противоположного 
конца ле нц у и реле КС/ ц КС 2. Реле КС/и КС2 отклю 
чаю т вы клю чат е л и Q/ Q9 и  ЦЗ тр а н с ф о р м а то р а  
(если э т и  в ы к лю ч а те ли  не были отключены защитой 
трансф орм атора или ошиновки) и вклю чаю т Выключатель 
на стороне //0-220кВрезервного трансформ атора. Вклю
чение выключателей Of, 03, Q4резервного трансформатора 
производится с проверкой Включенного положенияВыключа- . 
те ля  1/0-220кВ для  предотвращения Включения э ти х  Вы
клю чателей В  случае отказана Включение Выключ. ио-ггонв 
При КЗ но секции шин £40кВ или ЗбкВ и роботе м тз секции 

■ или Зашить/ о т  дуговых замы каний В К РУ отклю чает
ся Выключатель трансформатора/ ВЦ или 8 9  б-/Ок В 
или 83  ЗбкВ, питаю щ ий поврежденную секцию.

По наличию Напряжения на Вводе £-/ОкЗ Т/(тг) ( контакт 
- реле Кио) и по ф а к ту  отклю чения о т  защ иты  соответст

вующего Выключателя Ввода срабатывает одно изрвпеKiV, KIS, 
КС£ и подготавливает цепь отключения соответствующего 

секционного Выключателя\ которыйотключается после сроби/льн 
Вания реле К Т2, отстроенного о т Выдержки Времени АПЗ сек
ции шин, и реле КС7. Одновременно производится такж е  
Включение  ̂Выклю чателя /10-220x8резервного трансфер- 
тара. Затем с проверкой отключенного положения С в  
Включается соответствую щ ий Вь/кпю чат ель Ввода 

резервного тр а н сф о р м а то р а . Д л я  разбора цепей схе
мы АВРТ в  цепи обм оток реле КТ/, К Т2  включены размы
кающие ко н та кты  реле Ki/Ot контролирую щ его о тс у т
ствие напряжения на ТН Ввода резервного трансф орм а- 

. тара. После Включения резервного трансформатора вра
боту схема АВРТ разбирается.

В схеме предусмотрен переключатель ЗА С/ Зля Вывода це
пей АВРТ. Схема Выполнена с Возможностью использования 
Защиты минимального напряжения при режиме работы  

PC двумя нормально Включенньши трансформаторами. 
При этом  переключатель SACf должен находится В поло

ж е н  U » включено*. В Этом случае замыканием пакета И  
пе̂ м ю ч а тс ля  шунтируется контакт реле КЦО наличия но- 

п р я ^ м Я  по другом трансформаторе и размыканием пакета 

З -ч  Вводится контакт наличия напряжения на' 72 (п ). при 
Вводе схемы АВРТ переключателем SAC/Выводится цепи АВР секционных 
Выключателей 6ЦОкб(ракеты £й0, /3-/Чуправления Qc/uQcz), 
3.9. В связи с отключенным положением рем онт ной перемьтц 
при Включенном положении обеих линий /10-229x8 Взаимное 

резервирование ТН 1/0-220кб линий для ПС „Дваблока *нс 

предусматривается.
3. Ю В схеме управления выключателя 640кВ трансфер- 
маторо не предусматривается АП& после отключения Выхлкт 
ЧОтСля о т  Защиты о т  дуговых Замыканий. При этом АВР 
секционного Выключателя £40кВ блокируется.

3.11. В качестве НКУ автом атики и Вспомогательных ис
пользую тся НКУ, разработанные В  настоящем проекте, я 
такж е ИНН Выполненные вработох „Схемы и нку управле
ния и автом атики Элем ентов ПС 110-220КЗ Со сборными 
шинами Y 907-83' 932.87)а ,, Схемы и н к у  шинных аппаратов " 
(907’'83 ~636.бд). Назначение НКУ,разработанных Вне
стоящем проекте, приведено В  та б л. 2.

Ц07-0 3 - 669.89 ПЗ
и НКУ управления и обт ом о.thjku 

трансформаторов /10-229x8 ПС с упрощен ■ 
Нь/мс/сХемамй--------

йягди

Пояснительная Записка

АП
Энергосетьпооск; 

'  г.Москва
/ЭЗОг

Копировал; Парамонова форм ат А 2
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Таблица /

Обозначение Наименование Примечат

Ссы лочны е докум енты

4 0 7 -0 3 - 426.87 Схемы электрические 
■ принципиальные шкафов’ 
КРУ и К РУН 8-10к8 с ПС энерго
систем на постоянном и выпрям
ленном оперативном то к е

Ч 01-03 -З Б Ч .85 Установка на по дста нци ях' 
110к8 и вь/ше фиксирующих ■ 

приборов и импульсных иска
те ле й  для  определения 
м еста повреждения на 
линиях электропередачи.

4 0 7 -0 3 -4 8 6 .8 7 Схемы и Н К У  у с тр о й с тв  
охлаждения трансформаторов, 
автотрансформаторов НОтбООкВ 
системь/ Д Ц

4 0 7 -0 3 -4 5 9 .8 7 Схемы и НКУ автоматического 
регулирования коэффициента 
трансформации трансф орм а
то р о в  под нагрузкой напря
жением /10 к 8 и выше с РПН

-

401-03-505.88 Схемы и Н К У за щ и ты  лини й  
110-220к8с использованием  
у с т р о й с т в  серии ШДЭ 2800 
и  Л Д Э  2800.

407-03- 5358$ Полные схемы шинных аппа
ратов ПС ПО- 2 2 0 х 8  .

Обозначение Наименование •~' Примечай,

Ссылочные докум енты

4 0 7-03-3 53.84

12229 тм

Схемы устройства  резервиро
вания при отказе вы клю чите, 
лей 110-220КЗ для подстанций с 

Кольцевыми, мастиковыми ц  

упрощенными схемами эзектри- 
неских соединений.

Схемы и  Н К У защ иты  
трансф орм аторов ПО-220К & 
ПС с Блочными 
Новыми

и  м о сти -
схемами

Та&лица 2

Тип НКУ

6А262-90 
автом атики выклю
чателя  „ м остика"

Назначение НКУ

6А 263 -90 
АВР выключателя 

мостика "

6А26Ч -SO 

АВРТ

Автоматика масляного выключателя 
1/ОкВ. применяется для управления и 
ЙПВ выключателем мостика *ПС с „мости- 

ковыми схемами

АВР выключателя „ мостика " НО-220кВ. 
Применяется для автоматического Включе
ния Выключателя мостика "при раздель
ной роботе двух трансформаторов на сто
роне SH  в  случае исчезновения но/ря#сения 

Но одной из линии. питающей трансформатор

Автоматика включения резервного тронс<ро, 
мотора. Применяется при проектировании 
ПС, на которой предусматривается режим 
работы с нормально включенным одним 
трансформатором, а вторым- в  резерве для  
возможности включения резервного транс- 
форматора в  следующих случаях: 
повреждение рабочего трансформатора 
или его ошиновки; повреждение но ши
нах 6-ю, 3SкВ ; исчезновения напряже
ния на питающей линии.

использование норм ативны х докум ентов

Типовые материалы для проектирования 
разработаны в  соответствии с требованиями 
правил устройства электроустановок (ПУЗ, 1386г.) 
и правил технической эксплуатации электри
ческих станции и  сетей ( ПТЭ, 1977J.

Примечания:

х  Р а б о та  paces /ла е те  Я и н с т и т у т о м  

и Э н е р го с е ть лр ю е к т

404-03 -534.89 ПЗ
Схемы и НКУ управления и аыпомя^ 
трансформаторов ПО-220кВ Л С  с 
упрошенными схемами?.

Стадия Лисгп_ 
РП

Пояснительная записке.

/Ьстов
Ч

Энергосеть Сроа*т
Г. МсскЛ 

/990 <1
Копировал; Лоромоновч формат -243 03-0/ •/
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В едом ость рабочих чертеж ей марки ЭС

•Лист Наименование Примечая. Лист Наименование Примечай, Лист Наименование Примечем.

Г Общие донные т о , Линия 440кВ Wl(W2) Выключатель мослянь/й с 46,47, Выключатель 22Q типа ВМТ„ мостика "
21,22 пружиннь/м приводом\ 48,49, Управление и автоматика. Схема полная.

2. Поясняющие схемы и выбор чертежей. Управление и  автоматика. Схема полная. 50
54 Трансформатор 7f(r2). Защита минимального напряжения

3,4 Трансформатор Tf(72). Выключатель Q4 640к8 23,24, ПС „Два 6локо"трансформаторт1/т2)трехобмоточный 6- 40кВ. Схема полная.
т и п а  8К-40. 25,26 с питанием со стороны он. Выключатель 02 4/Окв
Управление и  автом атика, схема полная. Управление и автоматика. Схема полная.. 52 Трансдюрматоо Т/{т%). ШпиАВРТ. Управление и автомат -

тика. Схема полная.
5}6 Транссрормотор Tffr2)вы клю чатель ПЧб-ЮкВ 27.28 ПС „ Два блока\7ранс(рорматорТ{[Т2)двххобмоточныи 5354 ПС с * мостиковыми "Схемами. Линия Wt(и42) Трансфор -

ти п а  ЯК-40. трехобмоточный без питания со стороны су дыкл/о- маторы напряжения ЗХ/4К<р /40-220x8. Схема полная.
щ

г 1 1 «5 1 I I I 1 I чотель 0 2  /40кВ.
- Управление и  автоматика. Схема полная. 55 ПС „ Два блока."Линия W/flH2j ТРансерорматорь/ нопря-

и у 1 1 ! I $ $ 1 оке ни я Зхнкср /40- 220Кв. Схема полная.
ти п а  В КЗ-40. 29,30, Выключатель „мостика4/40x3маслянь/й споиокои-
Управление и а в т оматика. Схема полная. 34.32, нь/м приводом. 56,57 Блок 6А262 -30 автом атики вы клю чателя

33,34 Управление и  автом атика. Схема полная. * мостика
9,40 "Трансформатор T{fT2). вы клю чатель ОЧ 640x8

---у---  —--- '-----------  ' ' Jl
Схема полная, соединений рядов зажимов и общий вид

ти п а  6КЗ-/0. 35,36, Трансформатор Т4[Т2)трехобмотсчный двхобмо-
Управление и автом атика. Схема полная. 37 точный. Выключатель 02x8 ти па  8МТ. 58 блок 6А26Ъ~$0 АВР выключателя.. мостика. ”

Управление и автом атика. Схема полная. схема полная, соединений рядов даокимовиобщий вид.
н л Трансформатор Т4(те)трехобмоточный вез пита ' 4

■*—... ../-Г-------- '—Т-----------с---г----- ........... . ...
нир со стороны СИ, Выключатель 03 Збк8 мае- 38 Ъ9, Линия 220кВ W/(W2) Выключатель ти п а  вм т 59,60 Б л о х б ти -З С  А8РТ.
ляный. 40

1§1<1I

Схема полноя соединений и рядов зажимовисбщиивх
Управление и автом атика, схема полная. [

44,42. ПС„ Два блока "Тоанссоормагор т/втгЬтюехобмотч- 6 / Тр а н с ф ар м а го р  T f / r i ) .  7^ам срерм агср

a, ft Трансформатор TffT2)трехобм оточны й с пи- 43 ный с питанием со стороны СН. Выключатель нсх/грял4се//с/я 2*//йЛ7 б -/ 0 к б  //а & а р с .

танием со стороны  СН. Выключатель 03 35к8 Q2 22DK8 ти п а  8М Т басе 07с/ ПОЛ 44€4я.

масляный. I | 1 1 1 ! 1 1

Управление и автом атика. Схема полная.
M AS ПС,. Два блока ГТяансаюрматоо T/fre)йвухобмо-

15,46, Транссрорматор Т/(Т2)трехобмоючный. двххоб-
-а..к=2----зк-/-:-f—f-- г,|‘ /=---г
точный, трехобмоточный без питания со старо - ‘

47,48, моточный Выключатель 0 2  /Юк8. нь/ СН. выклю чатель 02 220x8 ти п а  BAIT.
Управление и автоматика Схема полная. Управление и  автом атика. Схема полная. ...

' . '

___ _____________________________________________ _

Проект разработан в  с о о тв е тс тв и и  с бей- 
отВующими нормами и правилам и.

Главны й то к е н  ер проекта ( 3 lz u jp  И. Рывкино

4'0 7 -0 3 -5 3 4 .8 9  Э С
Схемы и нхб ипроНлениЯ и он том  от охи 
трансформаторов 4Ю-22ик8 ПС с рлор-ийм ными схемомиб J

—  — —  -
*
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Перечень аппаратуры
В схег>?е 71

S!
; S3 1

Tv \п  I

в схему 
упроВл&.чия 

\/*\ /S 3  секционного
• ~  /В  схеме Т2 Выключателя

3 схеме защ иты  мини- 
мального напряжения 
Только для ПС\ имеющих 
са стороны  QH 30' 
щ и ту  осииноВки

Tflffin r  тг^г, __$ехвме защ иты  о т.
j / £_ _  -J замыканиях

X  В схеме аврт

дп(Э 21 ) KLj s
6  8 ^

KQC2
Т Г ^ р ч

< ^ н >
Ы9

455 KQC2, 403

KSVt S 7

А602 О 360/

В схему защи
ты  при дуга- 
Вых замыка
ниях

резервные
Контакты

В схему АВРТ

Цепи
напряжения 
(см. прим.1)

Цепи
реле отклю
чения гене
рирующих 
источников

П рим ечания:

/. Д л я  ко н тр о ля о т с у т с т в и я  напряж ения но шинах 6-/0x8 используется 
ре ле k L '.i из схемы за щ иты  секции ш ин 8 4 0 кВ.

Цепь пуска АПЗ В ы к лю ч а те ля  Выполнено для  подстанции с наличием 
п одп и тки  со с то р о н ы  ш ин 6 -Ю к 8 . При о т с у т с т в и и  подпитки со с то р о 
ны  ш ин 8 - Ю к 8  к о н т а к т  р е л е  K L ... и  р е ле  KSVf из схемы исключаются.

2. Отклю чение. В ы клю чателя тр а н сф о р м а то р а  при замыканиях на  
Землю В  с е т и  6 -/ 0  к 8 п р е д у с м а тр и в а е тс я  В  случае уста н о в к и  
на ли н и я х  6 -/ 0  к 8  за щ и тн ы х у с т р о й с т в  ти п а  ЗЗП/, действующих 
на отклю чение сВоик В ы клю чателей.

3. Дппаратуро блока управления приВедена только для Выключателя Q/.

■ )

Хеша
уста
новки

Позициаммое 
обозначение 
по схеме

НаименоВакие Тип Техническая
хорахтерист *£о Пртхг,’

]
1

,i

H I  A t Табло сВетоВое ТС 6 220В J
Utf.PAfV 
rtuv, VoV‘* !

I
H L G t

Арм атура  
линз о зеленая АС/20/3 __ 2208__ 1

—* А. . .
i

«5 H LR1
Я/зматиро
линза красная АС/201/ 2208 J

!
'1

1 -
£

SA1
Псреключател ь 
мило еоосФ t/тн ь  ш Лмо8412222/1 -4S S /_ 1

S F f
А б  то м а та  уесКиЧ 
Вы клю чатель АЛ506-2М Тнр 92,6А / Тот~’7с17/ 

гп  f I

1
— Лампа (.{•2IS-22S-/0

1ИL
2 !

1
AKSf Пеле повторною Включения* РПВ-O i 27.08, /А / 11

Н Ш
Арматура
линза белой А С12016 2208/__ ■ 1

Н Ш
Арматора 
Линза зеленая АС120/3 2208 f !

HLR1
Арматора 
Линза красно Я АС/20 If 2208 ? А j

k it Реле промеэкуто уное Р п т -ч ч 2208; 0.5А J L
1

K13 Тож е РП18-1Ч 2208 7 4/9

& KH1 Реле указательное Щ Ц Ш № /А L .
-

‘О

$
КНЧ То оке m m s o /z a/л /

j ! 
: |

KOI Рел е ’ оромеысито vно <Г~ 
tткыхлозиционна в РП-t/ 2208 1 Л

KQ Ct Реле промеокуто чное РП18-74 220В 1 _ 1Ф : j

$ K Q C 2 То ж е РЛ16-/Ч 2208 /_ _ J 5 f 2 _
а kart То ж е РП/6-1Ч 2208 / 9/2 1

к  o n То ж е РП18-1Ч 2208 j и з I

1 KB VI Реле напряжения PH-/S3/200 60-2008 1 CflfnriM f
R trR S Р езистор 0636860 1кОм 5

R6 ‘ То ж е C63682S 3,9кОм i
о
§ R1 То ж е 06-3687,6 /Ом /

R13 То же C63S8-S0 /кОм

R41 То ж е С5- 35В 40 ЧДкОм /

SAC/ Переклюуотел ь 082-10 исполнен/ / 1

$F2 Автоматической 
Сыклно у а тел ь AOSOB-2M1 Хн.р. -2 5 А / ЯПТете-юТмр̂

VD2 Д и о д КМ'209Б 6003; ОДА / ;

§ | §

I
KU>3 Реле промежуточное РЛ/6-t i 2208 ! / j

j

_______ i
If

I

Схема Выполнено на ли с та х  3,4

ПриВязаН:

ChB.h ?

у 0 7 -0 3  -  5 3 4 . 8 9  Э С

Схемы и НКНупра&рниЯ и оВ том о ти па  
транс срортсгт ороб НО-220К 3 ,ОС а 
нпопшенными схемами. ... .........
Троксрорм атор Tf[T2). 
Выклю чатель Q1  640кЗ  
ти п а  В к  -/О.

Стадия Cl гм  Лс-сг*о 8 1
H. Контр. Рыбкина & & Г ■Щн

Рп  | 3Hay ПУЛ Рыбкина
рукгр. 8$зхицкай

щокоВа
СоколоВа

УпраВление иобтоматика. 
Схема полная.

ЭНерзосстьпосект 
г  Моск'ба 

!93Чг
Cm. шж. 
Техник

l£u>A
*1*4UHUQ4 ^ ------- -- „ ......-  .....

2 4 3 0 9 -0 1  10 КопчроВал:Парамонове (р о р ч о т А 2

I
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УпраВлениЯи
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Цепи
Включении 
и реле.

ПОЛООКП.
ния

„отклю
чено “

Цепи
отключе

ния 
и реле 
положе

ния
включе

но *

Реле-поВто
рителЬ

КП/
Реле 

фиксации 
Включен
ного поло
жения 
Выклю
чателя

+£У -e r
s=f 3  SFZ SQM1

" К - - 0 -
© Е Ш  (+) BP.t
W »-ЯГ -Ч  1У Я Г —у

m .
KQt at

SQMi

" ^ r

***  /73 ^

#2 ° Р  
»:___ 1

£//./

/703 эш 7
T N T

2 4 

Ш 2

-ф
/702

- /7С ^̂ /
F T ^ I Ш  I

H g )— H
УстаноВлены на1-/ ---------1

управления EHA.f

^ н -К © в н ./У
Д ля  ПС без оБслужиВающе- О т других указательных
го п ^о со н а ла

470tU703) ^  Щ  90/

КИЧ
S

! ____________
/Г другим указательным pent 

^  тр а н сф о р м а то р а  £  шкосру
^ /^оу Выключателя 

\

W2
и

реле\е rrpoHcyoo^orwODQ 

905 Г  Гл$П |/Я£

-ЕМ/

УатоноВллно на А
длоке ипроккения 
-------------------

ш

ЗлектросЗиго 
те л ь  боВодни 
Вклну/ающих 

П р уж и н

СВетоВой 
сигнал 

поло же- 
ния

Выклюю 
теля

АВорийнос
отключе-
ниеВыклю-
чателя

Неисправ
ность
целей

оператиВ
кого
тока

В схему управления Вь/клю-
\  чателЯ О/ транс 

\  pa T2(Tt;

1 8 9 * 9 ?  W ,

529 FOf

8 /О
KQC2 SS/

7Г^*/з

СВетоВсе 
табло 

mpaucqpf 
М отор

лампа 
„Указатель 
н г поднят
8 схем<? тронс- 
срормогпсрэ на
пряжения и а 
iiiUHOx £-/0*fl

8 схему 
телесигнала-

боциц
2 схему ре сули- 
рооОнаЯ нопрЯ- 
окениЯ/снрМ. 
Ч07 03-/Вз87) 

Но отключение 
генерирующих
исто'П/илоВ
3 схему ULpfcH ЛАЧиоКроСо 
(ЯЛОУ-ЖьиЪ 
iC*LpcS V? , 
Н07-Ъб-гХ5.87)

В схему АЗРТ

Схема Выполнена на .листах 3, 4

Л р и В яза н :

.

инВМР

4 0 7 -0 3 -5 3 4 .8 9  э с

Схемы аН К У управление и аУтсххутики  
транс/роам отарoS //0-22QKS Л С  с *
ипапшеннь'ми 'схемами... - ...- ....... »

J
—

-п*~фО Трансформатор T llTZ h  
ob/клю  чате ЛЬ Л/ о~/икВ 
типа Як- (р- - —  .

Съ?Эт\>/ст Ы-стск? ]
Ч КОН га
Н'иуЛТЛ
'&Цв-
С/ЯМЯ*:

17&WK

ВыВкиур
РуВкина
Se.PHUUkOp
MSaoKpScl
СОрОАОбЛ

A J&C
K ^ Z  

V /&им

«а/л>
Р П  *  | 1

—
ВлраВление иаВтом атикО. 

схема полная.

Энергосе/пыуюант ' 
Г. МоскВо 

Ш 9 г
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В схеме Т/ 
S3

н 67 у  T F t T H #  ,&  .
! у й Л  „  Г л « £ Г 1  А ----------/в*****2Ж— L J ^  | FI j J M^iLjJ о схеме защиты о т \

_У__J (23) дуговых замыканиях
Л  &£!*$> Защи т  ь/ /щ/м]\ \  S схеме АВРТ
мольного HO'np'ff<>KQNUfi Толью 
для пс, имеющих со стороны ВН 
защ иту ошиноВки г

8  схему 
управления , ■ |
секционного
Выключателя •V ■ ■ . , -у - I

Q 4
— - « - n t » > « ■

Р ы ( щ
kl3

2НЭ
$ 8  

HQCZ

5 Г
ksvf

Ю С2
“/2НГ/У

А602 о 8801
8

К ТН на стороне 6-Ю к8 трансф орм атора  
к  а в то м а ту Защ иты  о т  дуговы х замыканий 

8 схеме тр-ра72{т/)

В схем у  опера
тивной олони- 
роВхиразъеди

нителей
защить> 

при ayzpobtx
Замыканиях

резервные
контакты

Цепи 
напряжения 

В т. пример. /

Цепи 

реле отклю

чения ге
нерирующих 
источниноВ

Перечень аппаратуры
.Ит

Хелд
4SSL,

I /UquWohhOC о&моуение 
по схеме

Наименование Тип
Техническая
Характерна: К-St7 Примечай

§ HLQ4
Арматура 

Мнзо зеленея АС-/20/3 2208 /

HLW
Арматура
АинЗОкРОСНОЯ АС-120// 2208 !

ОАЧ
Лереключотель. малогабаритный ПМОВ - 112212/1- MSB /

ч £
1

SF9
Ябтсмоти ческии 
Выхлю чате ль т о б ’2т • Тнр -2.5А 7

lore
-J X L -J . .

AkSf
репе повторного 
Включения' РП8-01 220В. /А /

HlW t Армат-ура 
линза белая АС 120/5 2208 /

Н Ш АрматУро линза Ушная А С 12013 220В /

Ш /
Арматура 
Линза красная АС12011 2208 /

XL1 Репе промежуточное. РП16-94 220,8 OJA /

0 Bid То же РП/бдУ 22DB / __

НИ/ Реле указательно е йЭШОЗШ /А /
ч*
ч> к н ч То ж е P3IJH-21-8S0I2 0,1 А /

KOI
реле ап ом емс у  то  чн о t  
$бУклОзииионное рп-н 2208 ... /_

KQC1 Реле промежуточное РП18-7Ч 2208 ..L „JS l Z -
<ь ко С2 » То оне РП16-/Ч 220В .L . _ J / 2 ___

6к Ш ч То оне РП1В-1Ч 2208 /
<3
> KQT2 То охв p n iB -Jl __ 220А__ /_
$
£ ksvt Реле напряжения PH- 1S3/200 50? 200В.. J L бм. примну
* R tr-R S Резистор CS'3S8 -50 1 к Ом S
•О

Ч> R6 То ж е C6-35B-2S 3.0 к Ом /

8s
*

R7 То оне С6~ 35В-7.5 /Ом / 8 схейе
H£Uco(ma3.

m То же С5-353-50 / кОм .j L
1 RHt Тоже С5358-Ю 4.7 кОм Л

5Act Перехлю чот ел 6 П32-10 исполнен / 7 „

SFl
Автоматический 
дыхлю чатель ADS06-2M7 I mp. -2,SA ✓ ~jn  J~

V32 Диод КД-POQS m s :o .s A /

tls> к Ш  >®еле промежуточной,РП16-/Ч 2208 / _J/2

§«<»

t Д л я  кон тр оля о тс утс тВ и я  напряжения на шинах B-ЮкВ используется 
реле кС ,Ц  из схемы зощ ить/ секции шин 5 -/О к8.

Цепь пуска АП8 В ы клю ча теля Вы полнена д ля  подстанций с наличием . 
подпитки со стороны  шин 6 -/О кВ . П ри о т с у т с т ё и и  подпитки со 
стороны  ш и н .S -Ю к в  к о н т а к т  р е ле  R l Vj и  р е ле  k s v f из схемы 
исклю чаю тся.

Z. О тклю чение В ы клю чателя ' трансф орм атора при замыканиях 
на землю В с е ти  6 - /0н8 предусм атривается & случае у с та н о в к и  
на линиях б -Ю к 8  Защ итны х у с т р о й с т в  т и п а  33 П/, де йствую 
щих на отклю че н и е своих В ы клю ч а те ле й .

3. А п п а р а ту р а  Влока уп р а в ле н и я  приведена то л ь к о  д л я  вы клю ча те ля  09.

Схема Вы полнена н о  л и с та xS, 6

П р и вязан :
-

ШВ.Н8

4 0 7 -0 3 -S 3 4 .8 9  э с  .
схемы и НХУ управления и а в то м а ти к и  
трнунсформатароВ НО- 220XВ ПС С

t:Hb

Чппашрмными ехемггми.

ш
Транссрерматор Т ((Т2 ).
Выключатель ОЧ 6 1 0 x 6  
ти п а  3X-/0.

Стэ&.Я Логггу
Bomnp-
m .n rn

а&унш-
7ёхник

Рыбкина 
Вывкина 
Вкшчкрг 
iSmxxSe. 
Соколова

РП s  1
Управление и  автом атики. 
Схема п о лн а я .

ЭнергОСе/ГНаПАОЧкт 
* г. Ак>с ко а 

№ 9  г
. {Юч УЧ «.«гЪЛМ l) О

55if*d
Z & 4

Zk3 0 3 ~ O { fZ  копировал: рорсгмонэВя бТ&рмат А2
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г "таштт̂ У

сак.
‘Т 3 ш

I ноо /

1703 Т т 7

471

T N T

SQMf

" X

Ш  ■ H I о/ 
'  —

872.
SP2

-8 Y

J
2  Ч

ЩС2 47S

8 8

-£/// 
с:

ПО?

HLG4

- 0 -

т ч

±£M t 

170!
/из

/ з

£ЛК / 
сэра

Щ - Ф  /737} 

£М/
КИЧ К З

Электрод М о 
те ль  Зсбсдки 
Включающих 
пружин

Сбетобои 
сигнал 
поло же* 
ния

Выключо-
теля

Абарийное
отключе

ние
Выключа

те л и  '"

Ь | { ^  - 1701(1703)

КОС! 431

7 Г ]1 < 7 у

Д л я  ПС &ез обслуживай)- От других указательных̂

I I
I
s |II

и/еео персонала

170/(1703) ^  M L  90!
3  S КИЧ

К  другим указательным роле 
трансформатора 8  ш коту  
К Р У  В ы к л ю ч а те л я

VM
- й -

реле трансрорм
90S ^сВетоВому табло 

* Н1А1 тронсрма- 
тара ( См. схему упраВле. 
ния Выключат. Q1)

H i Wf „м
-H g ) ------------------- С21 JtQK/Ю 

Ухилсггель 
не подмят*

Aks/

y j КОС!
9fS J U  907

‘ ^  схему управления Выклю
\ч а те л я  О^г^оансрорма-

m J ^ h s L  * 3 -
/ 3 2 4

2  Ч
%  кос/

8S1
КОТ/

5 7
к а з  ^

£  8
32 ВОТ/ BS2

~T s § ----~

S23 КО/

8 /О
BQCZ SS3

/ T S ^

6

I
НеиспроВЛ \
НОйТЬЦ&ПП?̂

оператиё  
И0 2 0 тока

3 схему rpjMc- 
срзр̂ а/ЪоЬа щ  
прЬэменоя ма. 
ши мох Я- Ю т

8 схему
телесигнала-зоции
б схему регули
рования мозря- 

vсмени Я ( Си рад.
407-03-459.87)
На отключение 
гемгрирующих
1/СПЮ\'киКО&
8 схему цирку- 
ляцидмнаго а*-
//от-ол-vi.’Ш и

8 схему А£РТ

Схема Выполнено н а  л и с та х  S.6

УнёН?

От . инон
техник

Н.хангр. Об/Вм на  & & ' Fi еде
Ноу, пто Рыбкина ___
рук. 2р Нернишоо

Э Е

ПриёяэОН*

Ц07 -0 3  - S34. 8 9  Э С
"оВаюмотики 
КЗ /1C с

/прощенными-
ТЪанс/рорматор 7/(Т2). 

Выключатель 04 8~Юк$ 
ти п а  БХ'/О.

УпраВление иоВЫоматиш. 
Схема полная.

Э н & го с е ть лр о гн т
г./носк За 

1Эк$г
2 4 3 0 3 -0 /  /3 Копирооял. Парам  он оба *Рорм ат А 2



Перечень аппаратуры

В . 8
________ Ш 2

к ™  HocmcP°*£ ВЦП кВ трансформатора

м о г
ш /

о
$ 80 /

К  а&гюмату защ иты  о т  дуговы х замыкании

Цепи защиты о т дугоВых замыкании |- 

Лримечания:

Д ля контроля отсутствия напряо/сения но шинах 6Ц0кВ используется реле 
АХ... из схемы защиты секции шин В-/О кВ.

Цель пуска АП В Выключателя Выполнено для подстанции с наличием 
Подпитки со стороны шин В-ЮкВ. При отсутствии подпитки со стороны 
шин В-/ОкВ контакт реле KL... иреле kdv/ из схемы исключаются.

В схему опер 
тивнои слом 
робки разъедЦ' 
нителеи

Цепь
т£ЖВ£
чения

зашиты 
прибхгоВых 
Замыканиях
РезсрВные
Контакты

Цепи
напряжения 
(см. прим, /)

Цепи 
репе отклю
чения гене

рирующих 
источников

2. Отключение Выключателя трансформатора при замыканиях на 
Землю В сети S - (ОкВ предусматривается В случае установки 
на линиях £-/ОкВ защитных устройств типа ЗЗП/, деистВующих 
на отключение сВоих Выключателей.

Д Йппаротура блока упраВления приёедена толко для Выключателя О/.

Мест
Чипа-
№&К>

/ктрснно< 
обозночет 
по схеме

» 0  
\ Наименование Тип

Техническое 1 Q 
характерисАКВс 

тика  !
Г -

IV УСА/ Табло сВетоВое ТС6 2203 j /
Одно на ~ 
транарерм

| H LG f
Арматура 

линза зеленая А с - т з 2208 /
н ш ярмотура Линза 'красная АСЧ20У 2208 /

1  '  %
ЗА/ Песек/ноуатель

малоеаРоритныи ПМОд ~ К 2222/T'R S S 7

S F f Яётамагтическиц
быключотель АП505-ВМ? Тн.р. *2.SA /

лоте. г/01на
гп J

— Лампа Ц-Ш25~Ш 2208;/0 8m 2 ____ 2 j

_____j
АКЗ/ РеяепоВторн.Вклк№нив РЛЗ-8/ 220B; O.SA /
Н Ш Ярма тира  

линза д&лая AC/2G/S 2208 /
н ш Арматура Линз а зеленая АС/20/3 2208 /
HLR1 Арматура 

Линза кроемая №/20!/ 2208 /
*

КВЗ/, к и Реле промежуточное РЛ18УЧ 2208; O.SA 2 - .

KL3 Тоз/се РЛ/8-/Ч 2208 / ч /г / _
ш Реле указательное O.SA / •

1 ~”rn'
3 к н ч То оке CQM-£f-8&fZ 0} fA /

ко/ Пеле промеясу-ъз was 
дЯУхпоз uqионное pn-ff 2208 /

й кос/ Реле промежуточное P n tS 'Ti 2206 / V /  1§ косг То же РП/6-/Ч 2208 / • 4/2
I КОТ/ То оке Р Л 8 -/Ч 2203 / ч/г
| KQTZ То оке - РЛ/8ПЧ 2208 / Ф

«1 КЗУ/ Реле напряокения Ph453/202 SO т  BOO8 / Ом.прим. f
R /+ R S резистор C5-3S3-S0 /кОм 5 I

1- RB То оке CS-3SS-2S 3} 9kDm / . 1
Й7 То же CS-356-7.S /Ом /
Я/З То оке C8-358-S0 /кОм f i

М/ Тож е CS3S3-/0 Ц7кОм /
. ЗА С/ Переключатель П 82-Ю исполнен. / /

SF2
нфтомсгтиуескс/й
выключатель WS05-2m ±н.р.*2оА / гп  ! 

Тоге^ЯТмр. j
V22 Диод КД-2096 POOS; O.SA /

' ;

K L M °еле промежуточное РП/8-/Ч 2208 / 4/2 ~ ;
SS5» t * ! * * !
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тъ

КО/
то flf

HQTf

Z ч
из И Ш

$ 4 ? крсг

~£Н/СК-23
пог

т  w *
В 8 <0**в

+ Ш

not ш
Т

/S3

Установлены

но блоке управления 
О ! v v  №  ЛГ

< < Н ^ -н »>

*#£*/ /97 Ш /
//VS^3

SF2
i

т

Йоарийное Ъ
отключений Ъ-

I

I

*

+ т ® Е щ ) ^ н
fC 3 T  /А ^  I7nt fп т )

Для ПС Вез обслсрки- 
Ьющега персонала

1 LA Z  4 ^ L S  

О т других указательных реле

170/(1703) ^  /Г///

tnpoHCcpopMomopQ -р щ
л П Й а П  “= *=KS2

— й -
УетанйВлено но Ълоке. 
управления

К  другим указательны м  реле, 
трансф орм атора В  ш кару  
К Р У В ы клю чателя

9/5 % *КОС/
$07

85/

8  схему управления Выключи- 
т е л я  Q1 .тр а н сф о р м а то р а \

Т 2 (Т / Г  ^  } т
289 KL5*  №  

/  3

AKSf

кол
г 77

г

82

ч
КОТ/

852
В 8

I К б
к ш

? У

Лтрс/
8 

>3

455*
8  схеме 77

KQC2
Г г -

ш 529 КО!

Ч!
« -

Q! 55
_Т?^_. ,____ ^

B c x m e 7 2 _ J  \ [ ) j X \ 2 7 _ l гШ  _______  _________
t L O ^ T T ^ J  °т  Вуго&ых замыкании

8 схеме зафт ы \  \  8 с>еме АВРР--
минимального напряжения 
Только для  ПС. имеющих 
СО с/пороны 6'У защ иту

8 /о

0/
—

____ KQC2
я Ч Л Г "

Л/

/г<?с/
S9

S7
вз Г к т 1 ^7

5  6 / 2  4 ^ ^ \ ] F ^ f / 3 j  В $ '

СВгтаЗои
сигнал
положе-
низ

Выклю
чателя

Выключа
теля

Неисправ
ность целей 
оператив

ного 
тока

СВетоВое. 
табло  

транс -
форма
т о р  9

Ломпо 
Указатель 

не поднят*
& схему гг.ронс- 
<рор*ютора 
напряжения т  
шинок £-10*8

гния НОПрЯй 
НиЯ ( См роо. 
407-03- 459- 87}

8 схему 
те ле с и гн а 

лизации

На отключение
еенгририющих
источников
5  схему цирку
ляционного  
охлаждения

8 схему А8РГ

.В схему 
управления 
секционного 
Выключателя

ошинВВки

Схема Выполнена но листах 7.8

инВ.лН

Н контр
Ноч.птг;

Cm. и н х
Техник

ЯолокоВх
Соколова

_______ I о н ~
РыВкино
Рб,Вкина [и М
Рерчицкег

imtMiX.
А

ПриВяза.*

4 0 1 -0 5 -5 3 4  8 9  Э С
~Схёмы и Н ку управления и а ^тсл& тй хи  
трснссросмсипброВ //О’220к 8 ПС с
улоош енньш и схем ам и

Трансформатор Т/(Т2), 
Вы клю чатель О / В -Ю к З  
ти па  я к э -ю .________

УпраВлгние и аВтоматика.
л '  ' м М 1Схема полная.

е.ъс&'Я Лист КЛктзВ 

РП  Т # ‘"Т ~

Z4309' Q1 15 КопироВол: Парамонов* (рорм итА2
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В схеме 77

4/ / ,  Q4 < v £ к а

В схеме Т2

8 10

у ,  КОС/ 
5 5  Ц х  59. 

57 1 3 St

W 2

■ /T S T J
553

у  S3 f KL$2~\ 67 

2 4 6S• j ^ v j T F  . __  _______^
ГТТ^Л  Ff5d£f ]  В схеме Защиты о т

-------------------  ------U > — L - ~ — У ^ З З ту ' дигоВых замыкании
8 схеме Защиты минимоль- [2 J L .J  К ---- гЧ гуем я A Ap t

нога напряж ения то ль ко  для  Г Х  / *  схв” е -*-р н т
ПС, имеющих со стороны 8Н
Защ иту ошинаВки _  0 4  ^  ^  ^

ЛЗСЗ'
№ (2>Ч Г) > < _  

6  8  
Ш 2

2>19

5 7

/с ТН на стороне В-10 кВ трансср.

KQCZ
I T S y y

Лзи/

ДЯ02

О
ЛЛ7/

В схеме „ 
оперативной 
блокировки 

разъединителей
В схему зашиты 
при дуговых 
замыканиях

резерВнь/е
контакты

Цели
напряжения 

(См. примем /)

Цели 
реле отклю 
чения гене
рирую щ их 
источников

Прим е и о н и Я ;

Д л я  ко н тр о ля о т с у т с т в и я  н а пр яж е ни я н а  ш инах 6ЧОкВ ислоль * 
д уе тс я  р е ле  К и :. из схемы за щ и ты  секции ш ин 6 -/0  кВ,
Цепь пуска АП в В ы клю чателя Вы полнена З ля п о д с та н ц и и  с нали
чием п о д п и тк и  со сто р о н ы  ш ин 6 -/ОкВ П ри о тс у memo и и  п о д п и т - 
ки со с то р о н ы  ш ин 6 -Ю к 8  к о н т а к т  р е л е  КU .. и р е ле  XSVf 
из схемь/  исклю чаю тся.
О тклю чение В ы к лю ч а те ля  тр а н с ф о р м а то р а  при  зам ы каниях 
н о  зем лю  6  с е т и  6 -/0 к 8  п р е д у с м а тр и в а е тс я  ь  случае уста н о б к и  
на линиях 6 -Ю к 8  з а щ и тн ы х  у с т р о й с т в  т и п а  ЗЗП1} д е и с т д у ю 
щих н а  о тк лю ч е н и е  сВоцх В ы к лю ч а те ле й .
А п п а р а ту р а  6п о к а  упр а В п е н и я  праВедена т о л ь к о  д л я  
В ы к лю ч а те ля  04.

г ~ 3и

В  схему

■ ■ '

А 8 Р Т •
wJt

iВ схему 1
управления
секционного it
Вы клю чателя

Перечень а п п а р а ту р ы

men
yrma
том.

j Позиционное. 
'• обозначение 
i no схеме

t
НаименоВание Тип

7екм/ческо9 
Характерно• 

ти н а
k-Bi5 Приме*

H LC 4
Ррматиро 
Линза (зеленая АС/20/3 2208 /

1 H IM
floMcmxpa
Линза красная АС/20.4 2203 /

4

SA4
Переключатель _ 
тало габаритны й ПМ СВ-П2222/1 - Д 5 5 /

. s p y
ЛВтсм оти чесний 
ёымлю чатель АП505-2М7 S yp  -  2 ,5  А / lore.--Ml

3)

AKSf
Реле паВторного 
Включения *_______ _ Р Л В -О / 2203. Q 5A /

H IM
Ррматаро 
Линза белая АС120/5 22 0 8 /

Н Ш
Ррмотнро 

Линза зеленая А С f20 73 2 2 0 8 j L

m m
Арм атура  
линза красная А С  1201/ 22 0 8 j L

K B S /K U Реле пром еж уточное Р П /6 -4 Ч 2 2 0 0  0,5А J L .
K id То оме РП /6-/Ч 2 2 0 3

в
v /s

K H f Реле ук а з а те ль н о е °ЗУН-Ш$08?. ОДА f

$ К Н Ч То ж е РЭЧЦ-21-SSC/Z 0 J A /

KQt
реле лром еж уто чное 
д&ххлоэичионмое Р/7-ff 2208

<4
s KQCf Реле пром еж уточное \ Р Л 18-74 2208 /_

1 KQCZ То ж е РЛ1В-1Ч 2208 /
$
$ KQTf То ж е p m s~ /ч 2208 /

I K Q T2 То ж е РП /8-7Ч ____ 2 2 0 8 _ /

<8 K SVf Реле н а п ряж ен и я PH-ISd/m 5 0 -2 0 0 8 J _ . Oh  />p /+, (

§4 R 1 + 8 5 р е з и с то р C5-3S8-50 f  к Ом / _

§ R 6 То ж е CS-г58-25 3,9 кйм JL-
8 7 То ж е C5-3S3 7.5 /  О м __ I L ...
K id Т о ж е С 5'3 S3 SO !  кОм  | t

R t/f То оке €5-353/0 4' 7 г  О т /

SAC/ Лереклю  ч а те ль ПВ 2-/0  ,исполнение / 7 ’
SP2

Автом атический  
ьыклю ч а т ел ь 4П505-2МТ 1 н л  =25А / ;

_ fn  t ~
’■£££ */o:*,

VJ>2 * Д и о д КД-2035 50 0 8 ; 0 5 А /

Й ч .
?

8 -1 1 Ш З  *°еле пром еж уточное Р Л /З '/Ч 2ZQ S i

---------------U - J -

« : 

i
Н

И

Схема 8ь/полнен а на ли ста х 3,70

Чнанмр_
Нач.ЛТП
Р ж гр  _
Сс ь ш ус .
техник

РыВншо_ /зЦъ  
Р ь /В п /н а '^ ^ 7
depfWSpe 
4Sna_Kjjb_ 
Coko.no &> 

Z 43 09

Ш&*ч

п щ

При В яза н :

4 O 7 -0 3 -S 3 4 .S 9  ЭС
схемы и  Н К У уп р а в ле н и я и  с В те м а ти к *  
тр а н с с р о р м а тдр о В  Н О -2 2 0 K S П С  с  
упро щ енны м и  схемолш .
Траыссроомоюар Т/Ц7). 
В ы клю чатель О Ч  О НО к В  
т и п а  В К З-/О .____________

Сгладив Лист

УлраВление а аВтан/атико. 
Схема полная.

Р П

Лцггпгр

9Мч»4Ь ________ ________________ _______________ ________
Of /6  Копировал: Парамонова формат А 2

Энергжетьпроект 
Г  г. МаскВа

№ & l



Шинки 
управления 
_и а в то м а т

Ц е п и

у с т р о й 
с т в а  

А П З

келе Блоки-

Цепи
Включения 
и репе 
положе
ния „ о т
ключено*

Цепи
отключе

ния
иреле
положе

ния
„Вклю

чено "

РелепсВто-
ритель

KQi

реле 
фиксации 
Включен
ного 

положе
ния Вы
ключателя

Ц
еп

и
 

у
 п

р
а

в
 л

 е
н

 и
 я

$Г2

® е ш  (+ )& /
----- з с р

I ПОР

/703 кО/

SfZ
w  . &  ‘Т *

Цепь 
Электромагни
та  Включения

+ т
г а

/70/
№

^  993
~~ f 3

kQCt 997 B.QT1 999

S FZ

// Н / з

< ^ >

В НА./<тгпз
99S J L  17оЦ

кнч
/ I  \г

ЕМ/ 
с а с з

Е!Ии /79 [

+EH/forufy  Д л я  п е т  Обслужи. 
/  е=*с=э / Воющего персонала . 

-ПО/(/703)
3 s

jKN4
S

V2>2

Й -

О т  других указательны*репе

^  К  другим указательным реле  
х * трансср арм ат ор о Вш кару 

К Р У Вы клю чателя

трансф орм атора -£ н г

305 К  сВетоВому та б ло  
*" HLAf транс (рермапю- 

pa(cflf. схему управления  
вы клю чателя О /)

HLW/
--------(g > -~ ------------- ^

kQCt

В  схему управления Выключа
т е л я  G4 трансф орм атора /

Т 2 ^ 7^  2 )8 9  29/

Световод
сигнал

положения
Выключа

теля

Аварийное
отклю ткк.
Выхмоча

теля

Неисправ
но сть  
целей 

оператив
ного тока

ЛампаУказатель
Не поднят '■

В схему транс - 
форматора 

напряжено я на 
а/инох 6'-/0х£

3 схему р е гу 
лирования  
напряжения 
^Ar.pcS.wmyse^

В схему 
те ле си гна ли  

зоциц

На am хлю уенаа 
ъенераруюал!Х 
иелючкахоа

В Схему цархпАН 
Ut/CHnozQ охлаж
дения (Скраб. 
401-03 VSS87J

Схема вы полнено но ли ста х  9, )0

П р и в я з а н :

ШВ.А'?

W 7 - 0 3 -  534.89 эп
Схемы и  Н К У Управления и  а в то м а ти к и  maatz. 
ф о р м а то р о в  //0-220x3 П С  с упрощ енны м и
схемами. ___

Н. контр 
ИочПТП
Р у к. ер.
~Ст. и нас 
техник

РыВкина
РыВхина
Верницкая
ЯмякеВо.
(схолоВа

m
!:Ц%

Трансформатор Т/(Т2 ). 
В ы клю чатель 9 9 о-/ОкВ  
ти п а  В К Э -Ю .

С/падия Лист Листе*

РП (0

Управл ение и  а в то м а ти к а  
Схема п о лн а я .

жчергоес/ослиоект 
'  г. М осква 

Ш Э г
2 4 3 0 9 -0 /  /7  КопироВал: П арам онова ф о р м а т А  2
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АЛ
Ьб

ОМ
 f

o-
77
O -

67

R U

€  i8  
KVf

7 — P7

-o
78

-o
70

РезерЖные 
ка нтокть  
См. гримеч. 1

П р и м е ч а н и я :

/  В части блок- кя н та к то ё  Вы клю чателя 
В при боде им еется резерё на б  цепей-для  
Вы клю чателя ти п а  8МУЭ и  на 8 цепей- для 

. Вы клю чателя ти п а  С -35м .
2. В перечне аппаратуры шкасро Выключа

те ля  приёедена аппаратура, используемая толь
ко В данной схеме. 8 скобках дано позиционное 
обозначение аппарата гринятое заВадом.

3. Бл о к  упражнения разрабаты Вается три 
конкретном проектировании.
Аппаратура блока управления приёедена то ль 
ко для Выключателя Q3.

4. Вместо контакта, реле RQC2 м ож ет быть 
использован блок-контакт Выклю чателя
„ м остикау

•: ч

**гсто
Уста-
чеёки

Позиционное 
обозначение 
по схеме

Наименование Тип ТЬсническоя
Характернее

/М> /рим&кхн.

1-1 5ft (ЗР) Автоматический ЯПбОВ-
2МТ
2П

Ш ‘А .
/

АмРыхл.
8HW3S6

Выключатель m S S u 1

ц км/ Контактор 
постоянного то к а МК2-206 220В /

Й
'

Схема Выполнена на ли ста х 44,42

Перечень оппоротуры

Место
Исто
ноТки

Позиционное 
обозначение, 
по схеме

Наименование Тип Техническая
хорактгроа

Примечен

,

«ч H LC3 Армопуро. Яинзо зеленое А С1201 Ъ 2208 J L
H LR 3 Арматура. Линза красная АС  12011 22П8 ’ /

па«
ВАЗ

Переключатель
м алогабаритны й Пм0В‘ 112222/1-Д65 /

г л ?
Аётом оти ческой 
Выклю чатель АП505-2МТ 1 н .р -2 5 А J _

Х('’ПС, * V 
-.20_____

1 > ARS1
Реле п о в то р н о го  
Вклю чения РПВ-01 220 В. О М /н

м
K8SI.KL1 1g

(

1_
1

РП16- 42 220В. /А 2

K L2 То оке РЛ/8'74 2208 J _ Ж —

О Q

•

KQ1
реле промежуточное 
дьУХпбзицоонное Р П -8 2206 /

RQC1 Реле промежуточное РП18-74 2208 У " ЧА J§1 KQCZ То ж е РП16ЦЧ 2208 / г/v
1 g КОТ/ То оке РЛ15-/Ч 2208 / 4/2
§ ч:

КН1 Реле ук а за те ль н о е ЯЭШЗОШ! O.SA /II
l l

_________ _ __|
КН2 То ж е pauff&fsati 0,1 А J L .
KV1

реле максимально со
Напряжения PH /S3/200 6 0 -2 0 0 8 /

KV2 РгЬг минимального 
Напряжения PH 154/160 40т  1508 /

В схеме не 
испрлНЬ

|| R1-R4 Р е з и с то р C5-353S0 / кОм //
Р7 ТТс'Т'РУ
t.Ht/r/t/.>>А1

s§ | R5.R.7 То ж е С5358-25 3,9.кОм j _

R9 тьм се CS-35B'7.5 / Ом j
I I R6 Т о ж е £5353-SO /КОм / {

I-

§  §
-f к

f
| SX/ Лереклю  чателЪ  

пакетны й П81-/6 Ucn. 1 f
---- -— --------- j

н и Табло сВетоВое те м , 2208 на
'а-* *4

Уд/ уд 2 Ком плект ЗиоЗоВ k £ ‘ 2CSA
.

5.S3. SPSS I с Г'
■ -M 2 S

$ 1 111 Лам па Ц&5-225-!С 2203; Ю 8A / \

Л  J
При В язан:

Ц 0 7 -0 3 -6 3 4 .8 9  ЭС
Схемы и НАУнпрс$лениТ и обтбм атики  
срормитороб //0-220x8 П С  с  й.ппжн'е- - ь->сн _ 
схемами.
Трансформатор J 1  %?2 ’/трех- 
йЬмато/ный ъея питания 
со стороны  СУ.

Аист РиспоС
Нконтр. 
Нм.ОТТ)
рук, гр.
СтмиЖ_
техник

РиВкино_ 
Рыбкина 
8ернщко\ 
ЯВлОКоёа 
Лоди к

. g g
№ b РО 41

Axxv. Выключатель „ 03 *35*3 мас
ляный. Упра&ениг и актома- 
тика. Схема полная.

Энергосетьпроехт 
/ Г. МоскВа 

(ЭРОг
Ж чН.
jj? ik К-

Z1309-01 18 К о п и р о ё а л : П р р и м а н о ё п  ф сух ч ет  A Z



Г  I I

К  цепям ТН  но И о де  низшего напряж ения 
тр а н с ф о р м а т о р а

Шинки 
упраВлениЯ 
и автомат

Цепи
устр о й 
с тв о
АПВ

Реле блоки* 
яодкиот 
иногокрот 
ныхдключе 
нийныклю- 
чателяниЮ

ЦелиВклкх 
чения и  
реле поло
жения 
„отклю 

чена "

Цепи 
отклю 
чения и 

реле поло
ж ения 
„Вклю 

чено

Реле 
фиксации 
Включен
ного поло
ж ения 
вы ключа. 
т е л я

Реле
по втор и

телк
/СОТ/

Цепь
электромаг

н и та  
Включения 
Выключателя

Ф  ВШ  & )£/> /

1703

kQ TI

лг и
во/

373
2 Ч 
KQCt

2 Ч

н ш

ф -
1702

37S
Н1ЯЗ

Ф -

СВгтоВой 
сигнал 

положены 
Выключите 
ля наги/ип
упраВлемл

Отключение
Выключо

те ля

Для Пс без оВслужиВаю- 
f f jщего персонала

1701(1703) y ^ H f BQJ
3 S

S i J S L
3 s
О т других монтажных

&

О т  других указательных
реле тран&рорматоро

КсВетоВому то8ао„И1А1 4 
трансформатора . * 

(См. ск упрабл. выключ. Q/J

003________0  1702

OSu/ena- 
нельная 

лампа 
Указатель 

не поднят

единиц панели 
AKS1

23— ’- Е

82

33/ BQC2
N T

-л  0—
80 81 2 Ч 

~ 03

Сч|

Г I

ч
KQC2 ’ SS2

< г 4 . у  '

Q3

S3
KQ1

В  схеме „ Т !  

^53
13 57 / 3 St 2S 29 SSn «
Д ля /пронсдоорн сдВимЯ&нкаю- Ч  В  схеме „ тс
Чотелями но стороне НН \

397 О/ /СОС/ 029/
Т  V л м  ~  T H X R  
met, Д̂ля транссрор* 

Но стороне. НН
J t ^ -Ш  ^>м. с оаним еь/клю уотелем

W  BQC2 0283

915

н ^ П з
03

907

523 KQ1 KQT1
555

/8 22

DBphtB
цепей

управле
ния

8  схему 
те л е с и гн а л  
лизации

В ехзми цирку
ляционной ох- 
Рождения (Ро$. 
907-0392589)
Вс.

5Q2^±
В схему on$t 
ной Блокировки 
Разъединителей

В схему ип- 
раЗ&ния секци
онного Выклю
чателя (Род. Н? 
907-03-535-39

8 схему 
Защиты  

Раб. 9  /2229 гм

8 схему транс, 
форм атора 
Напряжения 
Но шинах 35кВ

8  схему 

А 8 Р Г

/3

Kvt
AS02

8  схеме упроВления Выклю -у-щ . 
чателЯ ^ Ц о с ти к о  # $ -

РнВкинО
РыВкина

'л о ко На 
Ладин

Ш Г
А-1—
'О т

l&Jb

4 0 7 -0 3 '6 3 9 8 9  Э С

и автом атики  /7?са*ГСхемы и НкУ управления и  а в то м а ти к и  тр а н с  
ф о р м а те р о в ' /Ю -220к8 Л С  С упрощ енны ,ни  
схем ам и.____________ ______ . . __

3
схемами__________ ____ _
Трансформатор Т/ /  T2)nwex~ 
'Обмотдчный Вез .дитонОясс 
сто ло н ы  СИ. ________
Выключатель ..03 * 35к8 
масляный Упроопение и aSmo 
мотико Схема полная.

Стадам Лист\ .ИелъхВ

Энергосетью  
'  л /ноское 

т о г

с е к т

2 9 3 09 - Of tQ копиооВал: ЛооамоноВй Ф ерм ат А2



\(.'
н£

//?
по

$л
 Р

о
д

 а, 
и д

от
е?

 
8з

. 
л/<

?
\/

23
/4

m
-t 

I 
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
 

А
ль

б
о

м

S 7

М  2 BSZ 
В S

03

028/ 0293 
/39 Ч // -Для трансер, сабумябым. ■

*осг ш 7 то^ нн ш Г -г 9 ,  
IF ^ + f Y  0М9

Выкл. на стороне НН

KQT/
°86 6 8 38

коп
/09 1 Г^Н /У по

о— - -------^  .... -  о

17 2t

В схему цирку- 
ляциенно/о 
охлаждения 
ш .та з .ш &

в схему 
телесигно.
лизои и и

8  схему регули
рования напря
жения (роо. 
YQ7-03.YS3.87)

8 схему опера
тивной бло
кировки

В схему 
Защиты 

транссрорм. 
paS. //f/2229m

Резервные 

Контакты 

См. примеч. 3

& схему 
АВРТ

Места
Чета-
ноВхи

Позиционно* 
обозначение 
по схеме

Наименование . Тип
Техническая
харохтерис-

mUkSL__
k-Bo Примечай,

HLt Ш ло световое 7СМ 2208 / НО
панель

$ { . !/Н /02 Комплект диодов НА-206А 06А: 500В 2
ЧЛ2- не 
испольа.

*н ---г Дампа Ш-226-Ю /08т: 2208 / *

i f
.

у
s fi( sf) Выключатель 

аётомати ческий
ACS06-2MT

I mp* 2SAJQmcx fOl/ip.
I mp. «ЛМTome. •WlHp

Для Выхл. 
ВМ9Э -3SS

2П 1 Для £ыкл. С-35 м

А »'

I I I
.

км/
Контоктор 
постоянного тока МК2-206 2205 /

Примечания;

/. Перем ы чка м е ж ду заж им ам и 3 5 -3 5  устонаВливтется  
при Выполнении несинхронного АПВ.

2.-, Цепи пуска АПВ Выполнены для ПС с „ мастиковыми 
схемами с использованием блока 6А 250-89А.
Д ля  ПС с блочными схемами используется блок сВтомо- 
ти к ц  БА 260 * 898. При этом  цепи пуска АПВ Выполня
ю тся следующим образом:

SX2 > •
Kvt П сГйТ

К 5QTf:/3 К RQt- 80

изменения Вызбаны о т с у т с т  Вием защиты ашинаВки ПС 
с блочными 4 схемами и соответственно отсутстВием  

; цепи ее опробования. Реле HL V/ на схеме . о тк лю 
чается.

3. 3 части блок- конта кто о Выключателя ВприВоде име
ется резервна 7 цепей-для Выключателя типа В МУЭ и но 
3 цепей - для Выключателя ти п а  С -З б М .

Ц. В перечне аппаратуры шкасра Выключателя приведена 
аппаратура, используемая то ль к о  В  данной схеме,

, в  скобках дано позиционное обозначение аппарата  
принятое. заВодом.

5. блок управления разрабаты вается при конкретном 
проектировании. А п па р а тур а , блока Управления при
ведена только для вы клю чателя- 03,

Схема выполнено но листах &J4

--------- г ...

• U )

Перечень оппа рртур^/

мест
уста
ноВхи

Новационны
обозначение
по схеме

Наименование Тип
Teicwyec-Aaf
Хара.хтфис.

тикЬ К^фимы/аи

К
HLG3

Арматура 
Линза зеленая АС- /20/3 2298 1 - i  i

н
Н Ш

Арматура 
Линза Кроеная АС-/20// 2208 ' p

SA3 Переключатель т 
малогабаритный ПМ08 - f/2222/1' A S S r : ; :

SF6 Выключатель . 
автоматической АП$05-2ХГ) ш м 5 / Д 7 ___

| «
л

~AKSi
Реле ncshoopxoto 
Включения Г РЛ8-01 2208~QM ~ Т

№ t реле промежуточное РП/5-УУ 220В; /А 7И
*4

КСС! То оке РПУ?;М9т 2 2 0 6 ___ А „
КСТ1 То оке РП/8-/Ч 220В;0.0$с / $1 i

Ни/ Реле указательное № 3 0 -S -4 5 .А / -

К Н 2 .Ш 7Ъ оно MM-2/-S -0 ,/А 2
HHi-Scxtye 
нс исоольЗ.|{И к н ч То оке -0.02SA / H схеме
HSjJCKABb;

ш Реле промежуточное РП/8- 7Y 2208 Г . v/f p
/as То оке РП17-5Ч 2208 / ~н KLVf То оке РП/8'74 2208; У// / йл%ShU иСПОАьЗ

I I ко/ реле промежуточное 
о&ухпаЗ UчиО иное РП-8 2208 f

КОС/ Реле промежуточное РП/6-/Ч 2208 1 yPl
- г К0С2 То ж е РП1В-/Ч 2208 / j Y/2

МТ/ То оке РП/6-/Ч 2208 / 4/2

§ * K3S1 Реле сдВига /раз Pc'pfi-2 0 -s ТОПВ/ЮОВ 0i
&
О  &  
С4 v ' K VH K Y2 Реле минимально ел 

нап/оракения PY-/SY//SO /50 В LЬ  V .

о

К/. 52,23 Р езисто р CS-3S3-SC / к Ом X "

ч>2 R S .FS То оке CS'3S8-2S ДЭкО.м 2
23-XcxiPeнеиспольз

<р к
R 9 То оке CS-3S3-7S /О м /

!! ИЮ. R11 То оке CS-3S8/0 5,/кО м 2 s

R/7. Я/2 То оке CS-3S8-S0 /ком 1 K/S-tf cxepfe 
несклолез :

SX/.SX3 Переключатель ,  
малага//олитнь/и /73/-/6 1/СПОАН. / 2

° v  « э
< г  О SX2 То оке ПП2-ТВ/Н2 //соолн /

/ч S X 2 То оке net-ts Цело АН. / /
СлЯ A/0dl7K>l 8

| |
i

------ —

------------------- - г

UfJ.Ht

Зошшаг —  
Яблоко2й. аш&й 
СпхолоВя

Притязай

007-03 -5 3 48 9  ВС
Схемы и НК у  управления и оВтом атихи __ 
трансформаторов //О-220x3 ПС сугроб  
шейными схемами ...........~
Трансформатор 7/(т2]трех- 
ебмото чнб/и С питона** 
со ст ороны СН■__________ ____

anodujfX Лист
Рп  |/3

быхлючатель.ДЗ ’35x8 мас
ляный. Упрощение и оотома- 
тиха. Схем0 полная

? "Р ео$ % $ *8 Гт
/990г

29309-0/ 20 КопироВал-Парамонов* формат А2
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u
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+SC 
cay :э
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H  Защита 
-шиуЗЗкв b
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667

/О JZ

Томно для РУ со схемой „Мостик “сВь/клю* 
мотелями в  цепях трсгнсср и ремонтной 
черемв/чкой со стороныпронсы/рибкло- 
уеннойремонтной перемь* Vk&.

-IЕС сэр»

Akst
в ш

Е

в Ш

и . Ш

! 1*! 
w

1JH
1 т  >  302тШ ттт“̂

I h  f 
W

злг Й _k vf
го гя

Шинки 
управления 
и аВ том ат

Цепи

устрой

слаба

РПВ

Саг. прим. 2 .

Цепи

Включе

ния и

реле по
ложения

„отключено

- f <*

*

Цепи

отклю  1чения
и реле

§
положе £

ния

„ Вклю

чено *'

Реле фик
сации
Включен
ного ПОАО-
жения Вы
ключателя
Реле под го
ритель / НОТ/

Реле-побго-
рц/пелё

KV2
Реле-поб.
пооритем

Aksi

+Е8

ъ
SFt S it

kMt
- 4 ^

YACt

S73 о S74
KMt

872

•88

5-Т
Цепь

Электромаг
нита

бклночемлт
8иклю</от?ля

Kmt
ни я  наш *пах кВ

Для I  секции

К  транссросротсру напря
жения но ободе низшего 
нопря&сения ъран&рорм.

. Ц л ™ -

Ф Ш  м  EPJ

НОО
№

15 1 КСС1 /

А  1

ш
73

•EH.t
HL93 'Т 3

- & - Я Щ

+ЕН1 (@  __Д ля  л  с без обслужиВа-

1 т ъ \
ющего персонала ^

кн/ 90/

^J70f S  | »

»

О т других иказот. 
реле тринссрзрм. -ЕН1

*=?=*

О т других цепей сигна-

90S к  сбетоВому табло  
9 HLAt Транссрормотар 

(Он. схему Mpo&.ButU.Q/)
з о з _____ __ф & ц % й

Цепи
напряжения

CSemOaOL
сигнал
полож е

ния
Выключа- 

те ля

йдарийьс*
отключение
Выкллчо-

т е л я

СВрыВ 
цепей 
у  продле
ния

С-бщепа-
нельног
та б ло  

и Указа
тель не 
поднят"

лизации данной панели

Схема выполнена но ли с та х  /3, /Ч

анб.н?

У я т т .
г/ауптп
Рук. 2р. \£е 
Ст анок Я(
Техник

Рыбкина
Рыбкина

Соколова [f %%uj

ОМ

Приоязон-

4 0 7 -0 3 -5 3 4 .8 9  3Ct
Схемой НкУ упроВлечия ц о  
тронетрорма'тороб Ю-22< 
упрощенными схемами.

ы е б т Ом сти х и  
, . ... 220*8 ПС с

упрощенными схемами._____ __ ___
Транссрррматор T f (т2 ) Щ Н З  
тпогхедмото'/нък/ с п и та 
нием со сто р о н ы  ел/
Sb/MtCYameAh„03 36x5 „
масляный. Угроблено? esro- 
м о ти к о  Схема по лна я

24309-0i 21 копир Порамочоба

РП
Энерго сете- лр П -*' 

/. AtосхSа

■т

MS2-
Р'орнисп; А 2



. 'С .г  i

П р и м е ч а н и я

/  Схема выполнена для вь/клю у ало ел ей 
типов 8МТ //0x8 и МАЮ //0x8.

Z Перемычка меокду заокчмами 35-38 у с т -  
на8ли дается при выполнении несинхрон
ного АПв выключателя.

3 Для варианта  /  питания целей электро
двигателя завода пруж ин автом ат 88/ 
должен бы ть выдран АП506-2л/ге1мр*/СА. 

Я. 8 части блок- контактов имеется резерв 
на 7 цепей для выключателя типа Змг, ш  . 

' //цепей -д л я  выключателя типа мм О.
5 . В  перечне аппаратуры ш ксгсро и привода 

выключателя учтена только аппаратура, 
используемая в  данной схеме.

8 скобках даны заводские обозначения ап
паратов, отличаю сцаяся о т  принятых 
В данной схеме.

8 индикатор сриксирующиц устанавливает- 
ся для линии длиной 20км и более.

7 блок управления разрабатывается при 
конкретном проектировании.

П е р е ч е н ь  а п п о р о т У Р ы

Место
Уста-
нс§ни

Позиционное 
обо&'мемк 
м  Схеме.

Наименование Тип -
Техническая

Характерно*
тика

Х-ВЬ Примечает

н а Табло светово е тем 2208 /
Общо* 

на панель

g !
УЗ/, VD2 К о м п ле к т диодов KD-20S-A 0.5А:5003 2

П ам па 1/2/S22S-/0 7 б в т; 2208 /

8 Й
I I

| !

M//SJ Э ле к тр о дв и га те ль -2208; ЗА f

Ш ( в )  1 К о н та к то р -2 2 0 8 /

S Q M tM
Кане чныйКь/хлю уаталь 
питания ЗВигателя /

<ь « SO Zfvo)
7Ь же. при руунае/ 
Зоводхе /

УАСЩГАТФ) 'сшемтромиенити 
Вмюцемя и опишения

I sa ......
Vh * гео А 2

Ч>

§ | | S F f(S F ) Выключатель
автоматический АП505'2/ЧТ 1мР. «/оа 1

Хоте - Ю 1нр 
20

/ 0 * 1

км /(км ) Магнитный пускатель П6-/2/П ~2208 /

М //м ) Электродвигатель VASOAV «,380В'/0,5$х&1 /

к P3(SA/)
ЧстрайетАд кокмутируюкме 
Вспомогательны* цепей ксА-нг /

> 3 073 f  SA2)
Контанщ блокировочный 
8 цепа отключения /

* Ос
:
; § *

осз/ш )
контакт блокировочный 
В цепи Включения 1

6АЧ Переключатель пку-нн
П/0/ /

N  ^  
| | S6/(S8)

Пост УпоаВлениЯ 
кнопочный PKE71Z-Z /

и

4 5 '

S F tlS F ) Выключательавтоматический АП50Б-ЗМ7"Тн.р.г/.ел
I  OmcXfOXH.fi / 2П

. so/ Выключатель
Конечный 8ПК-2//0 /

SQM/($Q2J
контакт, отключающий 
ЗлентроВВиесмпел ь /

оо
$03

Контакт Включающий 
электродвигатель /

I - УАС/1УА21 длешпримагнит
Анлюиеная

ТнТррГА
Ун-гао& /

ЧАТ/(УМ)
Злектролюгни/я

ог/глюиена*
£ц-и* ■ агоь /

Уста-

К
f l

la

8*8

^ §

||
I I
£ g

§ ?

<§§

§!
<3
Л ^ч» S

Г 'мЗиционно*
* обТЬначемй
' пе схеме

Наименование Тип
Техническая
характужк-

ти хо
Кво tyyj¥94&*ye

i

NLG2
Арматура 
Линза зеленая АС/20/3 2208 Г

.

н а г
Арматура 

ЛинЗО красная АС 120Н 2203 / '|
SA2

переключатель ф 
малогабаритный ПМ08-//2222/1-Л55 /

■ SF2
Автоматический

Выключатель АП50Б-2М7 1нр. *2.5А 
Sore ГЮ Jk.fi. / —371

См./рим 0

AKS/
Пеле повторного 

включения рпв-о/ 2208; /А 7
X8S/ Реле промежуточное P/71S44 2208; /А /
КСС! То оке т м г м э т 2203 /
КСТ! Тож е РП/В-/Ч 2208; 0,05с J L 1

КН1 реле указательное РЭУ/-30-5 -/ А /

КМ2, КПЗ То оме ОЭУМ-21-S ~ q/A г

кнч То о/се fWff-30'S -О Д  25А J L
‘ s 

J !
H LZ Реле промежуточное Рп/8’7Ч 2203 / ~~*/f j

HLS Тоже РП17-5Ч 2208 / I

~ Ш ! Тож е РП/8-1Ч 2Z0B; ч/1 / I

нсн
реле промежуточное 
ВоУХпОЗи UOOHHOe РП-8 2208 /

1 .

KQC1 Реле прсмеокуто чное РП1В-/Ч 2208 f 4/8
?
1

KQC2 Тоже PP/S-/4 2208 J L . _ m ____
V/2

1

)

H Q T/ То же РЛ/6-/Ч 2208 /
i

KSSf Реле сдвига <раз РСФ//-20'5 /003; f003 -в -А
1 '

KVf, KV2 Реле минимального 
ноюрржгния py-!S4jf£0 40ifS03 l z i i .

I-------------— 4
*
\ •

R/ .й г я з Р е з и с то р C5-358-SO /кОм 3 1I
Я5, PG То ж е C5358-2S 3,9 хОм

1

i

Я 9 То  ж е CS-3S8-7.S to * J L i i
1

Я П . Я/8 То же C$-3S3S0 /кО м 2  !
T
i

RtO. M l То ж е C5-3S8T0 S, / кОм J j ____ 1
%SX1

Перехлю у о те л  ь пакетный /18/-/8 Нслолн. 1 /

5X2 То ж е ПП2-/В/НЗ Ос пол н. 1 > [ !
]  - ..

J 1
1 ] *

Схема вы полнена н а  л и с т а х

Млонтр. 
Hw ЛТП

ОйРаж.
Техник

Рыбкина 
ПыВнина Д/ 
Зякшиха} 
ВблокоЛJ, 
Соколова

/Ы
i W ,

-  Привязан

ЛЯ0.1

401-03-534,39  ЭС
СХбнЬ/ и НКУуправления и автом атики  
тринссрормсг/горов НО- 220x8 ала ПС с 
Упраи/еннь/ми схемами^
Транссрормотор 7f(T2) тргход* 
мо/почнъш, дВихобмотоуши, 
Выхлю чотрл 6 02 00x8.
Управление и автом атика. 
Схема полная.

С/псРоЯ

РП

Лист "| А/епъв
/ Г

Унереосеша пре акт 
■ г. А/пскВа 

/ЗУ 0 г
2430Э-01 2Z Копировал; Пиро Af о нов* формат А 2



П
р

и
 в

кл
ю

че
нн

ое
ре

м
он

т
н

о
й

 п
ер
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$
<§
<5

£

I
k

+&с

\  SFZ

Д л я  выключателя типа 8МТ

и (5

Е

а Е

3 ш.

КТ)Т1 203 K8S1
-._ .г\Ци

п .- SQM1 S i  Яt /sl

‘U /в ш /
9 , 

207 QC2
_

Г
Ю^<12 L

КСС1

217
От
ЯН

№

£
кап

KBSi •
233

Г &
231 QT2 •

13

«О т
YATt

и

При Включенной 
'ремонтной перемычке

Шинки 
управления 
и автомат

Цепи 

устрой
ства  

АПВ

Цепи 
включе
ния и 
реле 
поло
жения 

„ Отклю
чено

Цепи 
отклю
чения 
и реле 
полоохе- 
ния 

* вклю
чено "

*

Ч>

<и
55г

Реле-по 
вторххтель

KQTf
'"р е л е  
сриксациц 
Включен
ного поло• 
окения 
Выкпюча-

меля 
реле-па - 
Вторите ль

AKS!
Р е ле -по 
вторитель 

AKSI

I

Схема выполнено но листах 15,ЩЧ7,1&

/ / Л /  J шв Л А |л«/ /риоязан •

1/нВН?
—

4 0 7 - 0 3 - 5 3 4 . 8 9  Э С
Схемы и  /У/ГУ управления и  а в т о м а т и к и  
тр о н е тс р м о та Ь о в  /Ю -220кЗ для  ПС с 
у  прощенк ь/лги Схемами.

. п Трансформатор TifT2)трехоо-. 
мото чныс/j с сих о 6меточный. 
Выключатель Q2 //ОкВ,

Стаей! Лист Листов
Н.контр. РыВкина инк

Р Л У£Наургл Pb/BxUHQ
Весниика#
ЯблокоВа 
Сокоао Во

РЖЦ*.-
Cm. инж 
Техник ш Управление и автоматика. 

Схема полная.
Знергосстьпроеь т  

' г. Москва 
№ 3 г

24303-01 23 Копировал.• Па по моно Во формат А 2
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i
X

+£C2т
\  3 F Z

Д л я  Выключателя типа Ш О ее

SX2
У ° f t™
т~7 \ и 11 М 

U t l  
I N '  
! i !

m i

2Л1

V
■ г - и  !

i i i t
T/J2

7 CZ ЗЛ2 20
- 250 К$£/ 2S2 XIV/

! Q8\ 
J__I

" XCCf 203
a Л1

IS 8

kn-rt KBS! 207 ¥ ° М< QC2

кса

\СхемоАВРТ

Телемеханика

То л ь к о  для П С  без п и то - 
н о я  со с то р о н ы  с н

П гО

Ю

Телемеханика
10

SA2

Ч
1 1 1 
1 I

В 211

231

12 ЯЮ
HZD

КСТ/

i£k~~

KQC2

I s U / s

is

K Q C i

о » 233
KBS1

241
K8S1

7 S

Зощи-та 
77 C TZ}

\* S № ii I

У  РОВ If0x8

Зсщига ош итУ-\. 
xu 7/(72) J

I УР08 110x8

"77§/3
237

on Y A Tt

{ b

Шинки 
c2 управления 

и аВтомат

Цепи

устрои-

стВй

ЙПВ

■ ■

Цепи

Включе
ния и
реле 5
положе
ния

*
t>

„ отклю  к
чено “ О

*

§

Цепи

отклю

чения
и

реле

полоске

ния

„ Вклю

чено и

I

L/enu , 

а т к л Ю ' 

чения

Реле
повто
ритель

К О Л

Реле
фиксации

акмченного
положения
Выключа

те ля

Реле-по- 
S/паритель 

AKS/

реле-поВтср* 
темь К у2

Вариант 

/

Вариант 

2

i
N: S

п-к
§£ ъ

Й

Схема Выполнено но листах 15J6J 7, U
ЛриВязон

M/S.J/9

407-03- 534.83 Э С

Схемы и н к у  управления U ogmoMomaxu 
трансформаторов /Ю* 220кд Вля л с  с

упрощенными схемами
Л Тронарормотоо Т/(г2)трехоб- 

моточный. дВухобыоточны* 
Выключатель 02 1/0КЗ

СмэЗъзВ Рост Л ист os
Н.КОнтр. РыВкино Ib rL НРЦ%

РП 17Нау.ПГП PiJ&UHQ Д ЕРнкен. з&ничкоя
ЯблокоСр
Соколов

Ŷ-v-л УпраВление иаВгомагихо 
Схема полная

Энергосеть проект 
г. Мос.КВо 

fSSOr
Cm. умне 
7Рхник UL?l

2.43 0 9 -0 1  24 Кспироёол:раромонго£о ф орм ат А2



J.

a>f*/ 0 )  &■/
HQ1

//00 271

IS  V KCCf

17йз кса ' 8 ко/ 2

Q2 273

•EHJ
И1&2

Ш /
275

H LR2

Сёето&ой 
сигнал по
ложения 
Выключа
теля hq 
и/ите Уп- 
раВления

+BH.1

RS

23
— ------С О ----- :

7 КОС! 9/1Г
к/з
!

, 11Ч  13 /1

SQM.1 91S

02

EHA.1' EAU 
ca p

1707]

it п кнг

7 4 E № “

R17
c z > 17/1

SO 3.2 

SA4

R/B
“d j r

АВарииное 
отключе
ние Выклю
чателя

кость цепей 
оператив
ного тока

9,17
кнц

тО
RS

- с о

ВНР,/

j f

+£Hj Й> ОН./) л  ЛЯ подстанции без обслу- О т других
/с=р»  жиВонСщего персонала ~  [трансф ер

указ отельны х реле
ЕМ/тр ан сф орм атор а

90S К сёетоВому табло „ HLA1 * 
трансформатора 

ССм. схему упраВл. Выкл. 01)
УН. 9оз_____та

I О т других указательных реле 
Д ля  быключо. данной панели 

те ля  типа 6М Т
К  Цепям трансф. напряжения 
на Boo де низшего нопряi

_ Пружины 
не зоВеде-

ны

РВтомагги- 
казаВода 
пружин от
ключена

ОВи/епа-
нельное
то В л о

„Указатель
неподнят

/77
яжения

е-ЮнВ

1 ввоз 1
7 - t— 

' 8602 ‘ 
8SS/

А602 1

—

8 S01
уели

с Ь** гЧ-Ц
Л !  /V’ 1 1*22

напряжения

УЦт-iHSS ^ С2,Т2 Ш Щ  
73 f 3 KGT1 77

теот;-з5Г
7/
о------------- -

KQC2 т т ь -щ

s  Ц  812 7*

83
—

5 7Ксг/ 91

/07 S 7 КСС1
10 /2 

9 И
KLB

108 ВО

3  схему 
АВРТ

РезерВные 
К о н та к ты  

См. Примеч V

KQC2

69 2 Ц
-0  0
70 71

43(46)
8 схему управ
ления и ас тома 
тихи Выхлючо-̂  
ТЕЛ)Я* Мостика* 

ПОкЛ

— о В схему
76 ЯРОВ

/10x8

от

Q2 02
В  схему _ 

оперативной 
блохироВки 
разъедините* 
лей

~ ’ S

02 В схему
циркуляционно\ 
го охлаждения 
(407-03 -Y8S. 87)

. ' См.лримеч.В
Ч *

КОС/
801  

- ^ "S В схему инди
катора фикси
рую щ его  
См. рай- 
401-03 -3S 4.8S

ЮЗ в 'Ч 14 17 2 / /04

0103 J P Ш 1 o/os 8  Схему защ и
т ы линии с ис
пользованием

Ч ^
>

8077 0/07

5 7 Ш З Э  2802  
См. раб. 

407-03 -60S. 88
0 3 J \^KLV1 0 9

1

1

В  схему 
Защ ит ы1 8 L 2 01В

у  мм л  «
J * * ’  OftS 0113

6  8

8077^  7 Of 03 ^  КСС/ о/о:г
линии  

с  испсль -  

ЗоВоноем

2  V 5  7 9 J  «е г, C q

П0 Э 2802
и

* В J - Ш
§

щ33280 / 
См. роб- 

407.C3-S2S&в  7

8 схему 
телесигна
лизации

Схема Выполнено но ли ста х IS, 15,17, /8

При&ЯЗОН:

инВ.М?

4 0 7 -0 3 -5 3 4 .8 9  З С
ОхемыиНХУ управления и автом атики
трансформаторов НО-220 кВ для ПС с
упрощенными схемами.

Тронссраръстоп TffrcJmpexaS. 
моточный, дбъхобмоточный 
Выключатель Q2 110x8,

Стод -̂д //ист |/Ъ*!гч>/
Н.контр. Рыбкина Я©*

м  >дНау ПТЛ Рыбкина
Ржгр- берницкол

Яблоко Ва 
СсхолоВа

УлроВление и оВтаматихо. 
Схема полная

Энергосеть проект 
г. моек В а 

т я г
Cm. ш&к- 
Техник ILsJ-



Перечень а ппа р а тур ы

Прим ечания:

/. , Схема вы полнена для вы клю чателей  
ти п о в  S M T-H 0 X 8  и ММО'-пОкв.

2 Перемычка м еж ду зажимами 3 5 -3 6  
уста на вли вается при вы полнении не
синхронного APR  в ы к лю ч а те ля

3. Д л я  в а р и а н та  /  п и та н и я  цепей 
э ле к тр о д в и га те ля  заводо пруж ин ав
т о м а т  б'Ff д о лж е н  б ы ть  выбран АП50Б- 
-2 М Т с 1м р.-/О  А.

V. в  ча сти  б ло к  -  к о н т а к т о в  им еется 
резерв на 7 цепей  -  для  вы клю чателя  
ти п а  8 м г , на  // цепей-для выключате
ля  т и п а  мм О.

5. В перечне аппаратуры  шка/ро/и привода 
вы клю чателя у ч те н а  то льк о  аппаратура, 
используемая в  данной схеме.

В скобках даны заводские обозначения 
аппаратов, отличаю щ иеся о т  принятых 
в  донной схеме.

6. индикатор сриксируюи/ий устанавливает-
' ся для линий длиной 20 км и более.

7- Блок управления р а зр а б а ты в а е тся  рои 
конкретном  проектировании

«о

I g
§1
Я*

мест
Уста
новки

Позиционной
обозначение
по схеме

Наименование ТЪЛ
Техническая
характерце

ти к а
К-8о /римечанш

sg| н и табло св е то в о е ГСМ 220В 7
й&цебнб
панель

щ V H  432 К о м п ле к т диодов КО '20ЗА O.SA; SOOB 2
чэЬйсхеме." 
хеислольыле/п.

| | | — Лам па ц ш г г з ю /0 8 т ;  2208 /

I I I
§

ц

М /(5) Э л е к тр о д в и га те л ь -2 2 0 8 ; ЗА 1

К М /($ ) К о н та к то р -2 2 0 3 /

SQ M t(4)
Конечный выключатель 
питания двигателя /

1 |
, ^

S 4 2fV0) то же при ручной 
JaSod*er  ^ /

УА сЩ Улт! Элентромо гнипш 
ВмлЮне/ш и отключения

Гн X /5  А
fat&CQ... 2

N S F2 (S F)
Выключатель . 
автоматический АП50В-2МТ 1 н я  ш7дА 1

Юте */0 1 м. р
гп г

, 3 * -

k m i(km) Магнитный
пускатель Пб'72/S ~2208 1

м /(м ) Э ле к тр о дв и га те ль ЧА80АЧ ~3808'Л5вкВг /
к

1
C f(S A t)

Устройство коммутирую- 
и/ее'бспамоготельных целей КСА-Н2У2 /

HJ
ъ Q Tf(S A Z )

Контакт блокировочный 
8 цепи отключения /

$Ч> QC! (SAB) Контакт блокировочный 
В цепи Включо/мя /

1 $ SAY Переклю чатель ЛКУЗ’ НИ
ОМ /

1 !

| |

S B l(S B )
Пост Управления 
кнопочный ПК£ 712-2 ' (

S F £ (S f)
Выключатель
автоматический АРбОБ-Змт

Ш -Щ
ГотС."/01х.р. / 2П

SQ f
Выключатель
конечный ВПК '2ПО /

1
SQMt(SQ2) Контакт, отключающий 

электро обо гател ь /

<§* m
Контакт, Включающий 
Элентроибиготел Ь /

YACKYA2) Электромагнит
Велюиснил

i h *s,sa  
г!н п ггой /

VATI (Ш/ Электромагнит
отнлнзчения

я,.г,$А  1/

Мест
уста-
нобки

1 Поэицианмх 
Обозначение 
по схеме

j
Наименование Тип

Техническая
характерис

тика
■ к£о Примем ©v 

1псюкн евHLA1 табло световое ТСБ 2208
HLG/ Армотира 

линза зеленая АС'/20/3 220В 7
1  . г Гч HLR1

Арматура 
Линза красная АС-7201/ 2208 7

Я

SA) Переключатель ж 
малогабаритный ПмОВ-//2222/1 ~Д55 7

SF/ Автоматическийвыключатель АЛ506-2МТ Тн.р.-25А ipmc. */й/нр. 7
1 ?п ~ 
Сн> принес б

I  ^
.....

Лампа Ц2/5-225-Ю 220В
/08т 2

1
AKS/ Аеле повторного 

Включения РП8'0/ 2208; /А /

1  
Ч 5

K8S7 Реле промежуточное РП/В-РЧ 2208; /А /
КСС1 То ом£ РПУ2-М$/б20 2208 / -
К  СП Тож е РП/8-/Ч 2208; 0,0 Sc / S/0 '

5; о 
<1 6s

Ш Реле Указательное m /1-eo-s —  7А /
Ш , КНб То ж е РЗУИ-2/S —  0/А 2

£ и Q «О ш То ж е РЭУ1/-38-б -0 ,0 2 3 А 7
ш Реле промежуточное РЛ/8‘ 7Ч 2208 7 4/7

^ Су 
5 *о KIS То оке РПП-бЧ 2208 /

<j €
V. §

KLVf То оке РЛ/8'74 220В 7 4/1
к о /

реле промежуточное 
58ухпозиционное РЛ-8 2208 1

КОС! Реле промежуто чное РП16-/Ч 2208 7 v/ г

1 !
I Iо <*0

к о с  г То ж е РП/6-7Ч 2208 7 о / г
КОТ/ Та ж е РЛ16-/Ч 2203 7 4/2

< 1 1 KSSf- Реле сдвига (раз PCPH-20-S 7008:100В (

° |  

On <5

KVf. Kv2
' 'Реле Ая/нимольного 

Напряжения РК'15'{//£0_ J/9 Jl !§9A.1 ...
2/82,23 Резистор CS-3S8-S0 7 кОм 3 '

. $

*3 3 
1.

RS, RS То оке Сб‘358-2б 3,9 кОм 2
R3 Тоже С5-358'7.б 70м t j

5  5 R/7. R/8 То же CS-3S8-S0 /Юм

§ 1 R/O.R/f То же CS-3S8-/0 3,7 кОм

§ SXf
Переключатель
пакетный Л8/-/8 Цополн. 7 /

SX2 То оке >7П2-/б/нз 7/сполн. 1
!
S

Схема выполнена но листах 19,20,21,22 

Привязан:

Ш в/Н

Кмнтр.
Нау Л т  
рук.гр. 
Cm. и нон.
Техник

Рыбкина
РыёхинсГ

хблокоВа..
С0ХОАО&)

JSuhI

Ш .

4 0 7 -0 3 -S 3 / 8 9  ЗС
Схемы иНКУ упрощения и at 
трансф орм атораS  /Ю-й20> 
упрощенными схемами.

автом а ти ки  
КЗ для ПС с

линия НО кВ Н /( И 2). 7 
Выкпю чсгтель маслянЬ/и 
пружинным приводом.

Стабзя Лист

Управление и автоматики. 
Схема полная.

24309 -01  Z6 Копировал:Паран жсуз

РЛ /9

ростов

Энергосет^росент 
г. мос.чвд 

/339 Г
ф о р м а т А2



г
к  Сютомоту SF1
— . __ -|............. ................. X

КМ! SF2

\

5 л

Л  •

Реле-повто
ритель

ХОТ/
Р еле %

ф иксации о

£лл о  чел 41нов о поло. с
Ж еним

6У клю ча- 0

т ела ?s
р с ^ Г $>

торитель $
А К З / С4»

РелепоВто- Ц '
/х/тельКУ2

I

Цепи

зоВсда
п р у ж и н

пр иВ ода

I
I

I

I
I

Схема Выполнено н о  л и с та х  49,20,21,22

При ВяЗОН’.

—

oni не
4 0 7 -0 3 -5 3 4 8 9  ЭС

Схемы и ПК У  управления и оИтоматини 
трансформатораS f/0 '220нЗ dnM PC с 
улаои/енны^и схемами.
Линия //ОкЗ W/(W2J 
Выключатель масляный 
С поужинным PpUOO(3oMt

CmcSuA Лиал Лист с £
Р.контр. Рб/iHt/MQ ti$S? Рп 120Nov.n'w Рынками jVk~
Рж гл
Cm инж- 
Темним

8елницхом
МЪл<м-э&>
Саноло&г

Управление с/аВтамотона. 
Схема плоноя.

Энеогосел7Ьг,сае\ г 
г. маг кои 

ш е .-
>20&Ц.
cJm £

24/309 - O f  2 7  ̂ /гьг,иро£алТпорамг>но£ ? рУоал/атв 2 |



Ш
 У

°л
од

л.
 П

од
пи

сь
 и

 д
от

а 
В

з 
и

н
ё

 /
/?
 1 

!2
5

М
тм

-{ 
I 

' 
I

Шинки 
управления 
и аётом ат

Цепи

устрой-

с тё а

А Л в

' -

ijip
s

|
|

|

Цепи
Включе §
ния и &

реле по-  
лоокения 1

1.. отклю 
чено *

I

Цепи
отклю 

чения
. и

реле

полоске

ния

отклю 

чено *

---!-

т~
IZ

/С автомату <SFf

Реле  
по Sт о
рит  ель  

КОТ/

1 
Ц

е
п

и
 

у
п

р
а

в
л

е
н

и
яРеле фик

сации 
Включен - 
нага пало- 
окениЯ Вы 

ключагелл

Реле псёго- 
рилпель 

A K S!

Релепоёто- 
рцтель КУР,

В а р и а н т
/ \

<лзь*
4><ъ

%!р
су t
ПЙУ

В ариант

2

Схема выполнена н о  л и с та х  f9.2D.21.22

П риёяъан:

шён?
407- 03 - 53 V. 89 ЭС

Схемы и  Н К У упраёления и  а в то м а ти к и  
транссрорм атороё П О -220кв д ля  Л С С 
упрош енны ми схемами.
Л и н и я-НОк в W/(W2). . 
Вы клю чатель м асляны й  
спруонинным приВодом.

СтсгЗиХ Лист Ли сто ё
Н. Контр. 
Ноч.ЛГП

РыёкинарыВкина
Верницкая
95pOftoScL.
Сокалоёа

Ж£Г
М,

V.OSA РЛ 2f
Рак, 2р . 
Cm иНсн
Техник 9-&ш*X.

УпраВление и  а ё то м а ти к а . 
Схема по лна я.

Э н ер еосетьгро ект ' л Москёа 
/339г

2 4 3 0 9 - 0 1  Z S  Капица £ ол: Парамон о Во Ярормат А2
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еп
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и
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/US

70 71

75

S 8

HQCZ
1 Г^ П з

п

78

Q1
^ г

кот/ кса ою1

8 8
_  KQc2.mr<bm

6 ш _____ *

В схему
телесигна
лизации

8 схему 
У  РОВ 110*6

В схему 
циркуляци
онного охлсох 
дениР См рас. 
УЧ01-03-Ч8587
В схему опер 
ти $ н о й  Злаки 
робки разъедь 
ни телей
8  схем у  инди
катора фик
сирую щ его 
См.роЗ. нс
401-03- 3S486
В схему защи
т ы  линии с
ислальзо&хниет
ШОЭ 2802 
См. paS. л7? 
1/07-0300588

В схему 
Защиты 
Пинии С 
ислолбэО' 
£онием 
РДЭ2802 

и
Ш ДЭ280! 
См. ра8.
mo3-soc&

В с ос ему
А&РТ

Резервные
контакты

См.лрамеи.Ч

Охвто Выполнена HQ Листах 13,20,21,22

гкзоя-о/ г 9

П ри& ЗО Н :

Ш8Д*

Ч 0 7 -0 3 -5 3 Ч .8 Э  з с

Схемы и  Н к У  упро щ ени я иаотсиноти.ки  
тоанссоорм атооэД 1/0-220*3 д л я  ПС С
Упрошенными рам ам и. -------------------- _ . — ----

п Линия 110кВ  W1(*/2). . 
выключатель масляный с 
прижимным приводом.

С.ъодир, /ккт
Н.Контр, Рыбкина

Рыбкина

$?локо8о
Соколова

П.Ч&
р п  2 2НачПТП

Рук_гр^
CMUfpfC
Техник

гЧ 'А -F;-----—Ы у\Л~
а д —

У  продление и  автом атика . 
Схема полная.

Знергосетьпсю &кт 
г. Моек Во 

№ 9 г
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3.

6.

6.

Прим ечания. * 1

Перемычка м еж ду зажимами 3S-36 
устанавливается при выполнении не
синхронного АПВ.

Для варианта / питания цепей электро
двигателя завода пружин автомат 3FZ 
должен бы ть выдран с 1н.р *10 А.

В части блок-контактов выключателя 
В приводе имеется резерв на 7 цепей -  . 
для выключателя ти п а  ВМт; но //цепей- 
для выключателя ти п а  ММО.

В перечне аппаратуры шкасра и привода 
учтена только аппаратура, используемая 
в  данной схеме. В скобках доны заводские 
обозначения аппаратов, отличающихся от 
принятых 8  данной схеме.

Бл о к  управления разрабатываетс я при 
конкретном проектировании. Аппаратура 
блока управления приведена только для
в ы к л ю ч а т е л я  Д 2 . »

2/ндинатор фиксирующий устанавливает
ся для линии длиной 20км и более.

У

I

I

Перечень

§
§
4

поъицианнс*.
обозначение.
no схеме. Наименование Т и п

Техническая
характерис

ти к а
М >1 Примечай.

h $ H it TdSno световое. ТСМ 220В /
ОВщеёНЬ
Панель

*0 £ Vdt 432 Комплект диодов KA-20SA O.SA; SOOB 2 М2 8 схеме не использ.
So

III
— Лампа tj-2tS'22SiO Ю В т ; 2208 /

£

!§

l!

M t(s ) Электродвигатель - 2208, ЗА /
k m  1(6) К о н та к то р -2203 /
SQM! ( 4) Коне чный выключатель 

питания двигателя / •

ъ & SO 2(4o) /
YM2/YATWI Электромагниты

Включения и Вмючения
XnztfA'
Vh* 22.0В ' 2

Ii
SF/(SFj Выключат ель . 

автоматический APS06-2MT 1Нр*/О А /
XOTCXfQlK.fi

гп г

Km i ( km ) Магнитный пускатель ПБ-/21Б ~220В /

Is, Aff/AfJ Электродвигатель 4А 80 А У *3808;  O.SKffa t

02 fS A t)
Устрой апКо комнущрнтее 
вспомогательных целей Ш - Н 2 /

£ 0T2(SA2) Контакт блокировочный В иепи отклю чеки Я /
QC2lS M ) Контакт блокировочный 

S цепи Включения /
s p y Переключатель лкуз'НН  

№ !.. / -

ll S3/(S8) Пост управления
КНОПОЧНЪ/й ЛК£ 7/2-Z /

S F l(S F ) Выключатель „
автоматический APS0S-3MT Ж / 20

к
s a t выключатель

конечный 8П К -2Л 0
SQMt(SQ2.1 Контакт отключающий 

электродвигатель
S03 Контакт, ВклЮ чаюи/ий 

электродвигатель
y a c k y a s i Электромагнит

Включения
YhTFSa
Нн-дяоВ /

YATtiYAt) Элентролюгнитотключения Н * * £ЛАЛ 1 Ун * яэо/з 1

mart
Чипа
Но8кь

: Погициоьш 
. обозначена 
f по схеме

' Наименование. Тил
техническая
Характере*.

тика

7 Т *> <
! 

О *

§ HLG2
Арматура 

Линза зеленая АС 120/3 2203 /4»о"**

§>!

&
н ш ^инзо^врасноя АС/20/t 2208 /

SA2
переключатель „ 
малогабаритный ПМОВ- ft2222/1-Д 5 5 /

SF2
АВтомоти чески й 
выключатель W 0S-2M7-дагГг> /

~ гп  ~ Г "
lore

AKSt
реле повторноговключения РПВ-01 2208; /А /

Ш 1 реле промежитачное РП16- чч 2208; /А /1 KCCt Го ж е РЛУ2-МШС 2208 /
Ч)
О
«•
о

Нет/ То оке РЛ/8-/Ч 2208,0,08с / 5/и

m Реле указательное W tt-3 0 -S -/ А /

§ 6 КН2; Ш То ж е P3S//-2/-S -  0,1/к ..JL
3

If к н ч То otet Р Ш З О -S ~ 0 ,02 SA /
H I 2 реле промеж уточное РП18-7Ч ZOO 8 / 4/f8 81H i 8 Т о ж е РЛ/7-бУ 2208 t

О Л KLV< Т о ж е РП/8-7Ч 2208 / \ w
KQ t

реле промежуточное 
дбнк позиционно е Р Л -8 2 2 0 8

— — j
t

\— - ...— " —

V) о

о  §* HQCf Реле промежуточное РП-16-14 2208 t Г 4/2
Ъ ^ KQCZ То ж е Р Л/Б -/Ч 2209 / я/г.
$  £  

! |

H O T! То ж е РП !Б -}Ч 2203 / 4/2
KSSf Реле сдвига (раз PCptf 20 S /008;/0031 /JEKVt HY2

Т е л е  минимального 
напряжения PH-/64//ВО Ц О т/SOB 2

0 * 0

«Q ^
fv. 5ч R tM fiS Р е зи с то р CS-3S8-50 / кОм з >
ей ^  ®0 £ RS, R6 То ж е  ,CS-3582S 3,9 к См 2§§. R 9 То ж е  <CS-3S6-7.S /О м 7

§1R/7.R/8 Р е зи с то р  <CS'3S8'SC 1кСм 2

R Ю. Rtf То ж е  кCS-35B-/0 S Jk Om 2I'SXf. SX2
переклю чатель
тк е тн ы о nQ i-!S Непал к. 1 2

!

1 L . . л.

Схема выполнена на ли с та х  гз,гя, гв  2в

—

— — П ри вязан

—

инв.Нг
— К01-03-£24 39 ЭС

Н.контр, 
Ночлтп 
рук/гр. 
Cm. инок 
техник

— Схемы и Нк4нпяй0*г.ная и а О тсм о ти к и  . 
транссрорматЪоов НО- 220к8  д ля  ПС с 
Упрощеннырк/ схемами.

Ры&ина
Рыёкуна
Верхиг;л ау 
/бло кода 
Сокол оЗо

Щ .
ПС.. Дво блока * Тронсерорнотср 
Т/(тг) тргходмотечныи спи- 
танием со стороны  СН.

СтоХл Лист Лис ню S
РП 23

~
Выключат&7Ь 02  /Юк8. 
Вправление и автом атика. 
схема полноя

Энергосетьпооек'Г) 
Г  Г- MOCK So /SSSr

мм ̂  « А
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сш
о

дл -удои

30

ч

% о$том оту $F2

Реле ерик- 
СОЦИО Sk*fO- 
Ченю го а с - 
лозкени {t5«- 
кл*0'уО.7>еля

Реле*
По&тари-
пель
HQT!

Реле-/ю~
£торите>л&

AKSf

Реле- пз- 
8/г>ориюель 

XV 2

\

«о,С)
<)

Цепа
Заоада
пружон
приьоЗа 
р а м , А

(Д л я  при So- 
& а£ р а л  & с  
цепи бь/пол- 
н я ю тс я  

аналогично)

I

Схема Еыполнена но ли сп  ох 33,24,25,26

Привязан:

UHg.pt

4 0 7 - 0 3  -  6 3 4 .8 9  Э С

Схемы и НК У  управления и  о Утом и ти х -а  
тр о и сср о р м о то р о ь /Ю - 220Ко /7С  С 
улрои/еннь-'м и схем ам и.

0С„ 27fa блоки ‘7рйнарзрхгатр Ttfrt] 
тргхо5мотанб/0 с питанием  
Со стороны  СН,

Сл>аЗ-х Ли ст { Лоаг/og
У  конго. РыЁкино к Щ * «4(1

Р П г уШ  ЛТП Рь>£хиио. 
Зрницкод 
25аоко§<* 
Соколова

Ру к  гр.
С'ишж,.
Техник

t~\^\ Выключатель Q2 НО к В.
Управление и о 8 то м а то к а , 
Схема полная.

Энерзосетьпроелм  
г. м хк 5 а

243 0 9 ' Of 31 Ко пир о &а а : Парано не ь<? " pcpeiom  А  2
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ль
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 /
+ЕС Для ёыключ отел я тип о ММО

Pent
повто

р и т е с ь
m n ь/

*

реле ф и к  t b
« л

с а ц и и *к>
в к Л Ю Ч е Н - ft

ф
Н О Ю / Т О .1  Q -
женир a v .

ч
л>

Клочатем
С“

Р е м  noSro\ %
р и т  е л ь

AKSf j
<
I
1

Вариант
f ^  *р )  «к

р  л
| \ J  **  
ъ *
п> %

Вариант,
V r f j
Ь ' ( о
t i S ?

' г е ч, О

* 0  5

N  *
С  »

Схема 8ь/пал не н о  н о  л и с та х  2$42У,25,26 

Притязай

Ч 0 7 -0 Ъ - 539. 23
Схемы и НКУ управления и б в та м а ти Ш  
транссрарматоров f/О- 220x8 ПС с
упрошенными схемами,

. ПС. рва блоке “Трансформатор T}(rq 
1 трехоЬмоточныи с питанием 
со стороны СМ
выключатель Q2 УОкВ, 
Упрощение и автоматика.
схема полная,колоьи у, ц*н\~ хсхема полная .______г

Z43Q3-Qf 32 Копировал Парамоном

~то8сщ Мост Листов
. f t7 j 25
fflepzoc&rKnc

Л MOCK &I
Щ Зг

■юект
’a

CPo0**r>m A 9
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iо

Ч Ш
Ш 271 Q2

" ч :

273

Ш
275

+ЕН.1

В01

*  22

1701 Н О Я ' ЛЯС/

Й5
■ О

**
" S T

•еш  
ш г  1 

4 & - 5 3 L

Ш г

H g b

СВетоВой 
сигнал 
положения 
Выключа
теля на 
щ и те  
упрощ е
н и я

/ н Т
£4//

AOft»A 
пгй опера
тивного 
тяШ —

!

!
£

• § !

I &

Ш р е и . ДлЯ подстанции Вер

\Для Выключателя
ти п а  &МТ

О т других цепей сиена- 
лизации тронссрор- t
матера

305 ftаЗетоВомУ таг8ло
~Ж*1
(рсупрсгВл. ВЦключ. ,  ОС

н и
» *  « ------------g ^ 2 £ J

О т других цепей сигма- 1 
лигации донной панели

АВариОнре
отключение
Вы клю ча
теля

Яриж ины
нееаВеде-
ны
А&томати- 
ко Soto да 
пружин 
о тк лю - 
vena

Общепа- 
нелъное 
табло 
«Указатель 
не поднят*

71

Xi 8

Т " 7

^ . j p m e y J L — ^  

/оз

ТЩТ1Н65

/03

KQC2

„ V  х м
0105 J -  о

/ ; —

w a  ^ k q i 

1 2 ^ 1 9  /7  2 Г

73
_____ I щ и -ю з

7  з

79
,. » --------- ^

Т J a
Я

ВО

3  74
^ Л н '— о

_  7Ж - Д  

* l m  **

s  2* м ч  83

В 7 89

77
ОЭЬ TSt

е ы * .„
. . . . .

m g*
78

. л
29
Л--- 5  x / t t v t 91

100 S 8 /0/К0Т1
юз

12 " ^Ь/У zs 29
— о

112

6 схему 
теле сигна
лизации

В схему управле
ния и оВтонаъхи 
Выключателя 
м о с ти т' //0x8

В схему 
У РОВ 110 к В

В схему 
операторной 
блокиробхи 
раз ъедино мелей

В схему цир*у- 
пяционноzo 
охлаждений 
(*/07-03-986.87)

см В схему
$0«м Зоа/ипы
<*> Линии
Ш W/(W2) 

Cm. paS.
907-03 СОЗП

В схему зашиты 
пинии H/LW2) 
ШЯЭ2801 PaS. 
907-03505.83

В схему иидихогпо ■ 
pa ср<.- icupwixcpeo 

CCnpcS , 
907-03-35V 25;
Jb czceenj 

А Ь Р Г *

Резервные

контакты

См. прим. 3

к; цепям тр 
мотора напряже
ния 
с

Линии

РВОВ K S 0 2

напряжения на &ьде НиЬшето Напря
жения трон&рерпоторо S '/ОкЗ^

з
KV 2

Схема ёыполнена но л и с т а х  23,2^25,26

инВ.///

Мконтп РыВкина

PHlc.Sp. 
Cm. их ж:
Техник

Ноч.п'тп УыВхина |/ШсГ 
, fiX  АХ

: J w
в гр н тяя.
Й йрА .
СоШ оВя

m i 1t/Qj-X

z ^ 3 0 3 ~ 0 <  3 3

Привязан:

V07-03-S39.89 3<

J

Схемы и Н ХУ управления и авто 
троне ср ормот ояоъ //0 ‘ 22окЗ  /7 
Упрощенными схемами.

котики 
2 с

ЛС.,Ма5лока * ТрансаюрмагохА 
rjfrJlmoexoSMdmoчньЮ спит 
Ъ торонь/ Су.
Выключатель 0 2  //0кВ- 
Управление и а втом атика.

Схема полная 
копир ооал■ П арам оноВ я

Ъадк.% /клип

Р П 26
А/сто В

Энергосе/пьироект 
~  г. моенда 

т э г  
сропмот А 2

г-.
. 

|
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Примечания:

/. Д ля  в а р и а н та 1 питания целей электродвигателя 
завода пружин выключателя ти/ю  ммо автом ат 
SFZ должен быть выбран АП50Б -  TiMrТмр * Ю А.

Z В перечне аппаратуры привода и шкара учтена 

только аппаратура, используемая вданной схеме.
8  скобках даны Забодские обозначения аппаратов 
отличающиеся о т  пряпяты х 8  данной схеме.

3: в  части блок -кон та кто в выключателей £  приводе
имеется резерв на i2 цепей-для выключателя ти п о тО  
и н а  В цепей- для  вы клю чателя ти п а  Sfifr.

У. Блок управления разрабаты вается при конфетном 
проектировании.
Аппаратура блока управления приведена для выклю
чателя Q2.

Чат
новы

OOSUUUONHQt
одошчение 
по схеме

Наименование. Тип Техническая
хсроюфисг. квь сримечак

i

К
*

I

1

4

KMf(kM) Магнитный пускатель п в ч т ~2206 f
m lм) Электродвигатель VA80A4 ~ЗШ ;йв№ 1
р г (sAt) Устройство коммутирую

щее Stflonozom. цепей к с А + тг 1
QT2 (SAZ) Контакт блокировочный В цепи отключения /

QC2 (SA3) Контакт блокировочный 
Sцепи Включения /

5А</ Переключатель ПКУЗ-НИ
огмуз /

SB/ (SB) Пост Управления 
кнопочные ПХЕ7/2-2 /

SFt(SF) Автоматическийвыключатель АПвОБ-ЗМт 1н.р*/,$А 1 XQTcHQiKp
?п -.-

sot Выключотельканечный 8ПК-Ж /
SQMf(SQ2} “контакт отключающие 

электродвигатель 1
503 контакт включающий 

электродвигатель 7
YAC/(YAZ) Электромагнит

ВклкшениЯ
XhVQ'SP
2/«*РР/)3 /

YATHYAI) ЗжмтратшипОтклАноцения Н*Л%?$А 1

Перечень аппаратуры
'него
\'ста
уовкч

Позиционное, 
обозначение 
по схеме

Наименование. Тип Техническая
хорактуюск А Примем*/

(V H I Б 2 Арматура. Аша змею я АС-12013 2203 /
HLRZ Арматура Линза Красная АС-12011 2208

<§£ SAZ Пёреплючатель , 
малогабаритный ПМ08-U2222/X-Л 55 ± 1

I I SF2 Автоматический
выключатель АП50В-2МТ Хнр -2  5А 1 'тс  •ieJfcZ

№ 1 Реле промежуточное РП18НЧ /А; 2208 т
jb KHf КН2 Леле Указательное РШ-21-5 — 0,1 А г
85
| |

€

Хнз То оке РЭУ//30 5 -  0,025А /
КОТ роле промежуточное 

д&ухпозииионног рп-н 2208 /
коа  коп Реле промежуточное PntS-tH ггоВ В : ч/г Т
fit. R2 Резистор 05553-SB !  кОм 2

S
1 1

RB. R4 • То ж е CS-3S8-S0 1к0щ 2
RS.HS Тож е CS-358-2S 3,9ко к 2
R7 Тож е 05553-7,5 Ю н /

&§ H it Табло световое. тем 2208 / с£цее т  
понекь

W . VD2 Комплект диодов КД-205А 0,5А: 5008 2 /Ъ2-1Гё*си&Нс ССПОАоЗ

£ § | 
«О с5̂

Лампа ti-2fS22S/0 2208; 108т /

i t
M t(s ) Электродви го та л  ь -2203: 9а /

KM t(R) К о н та к то р -2208 /
SQMfCvJ Конечный выключатель 

питания двигателя
* /

$1 SQ2(y) 7Ь̂ пА иру', т в /11 Электрода гни ты  
Включений о отключений

1,s4Ун • 2203 2

В-5 5ft (S f) йвтом а т и  ческии
выклю у отел ь АЛ50Б-2М7 1н.р Я/0А / IcrcUCjt/p

го_
р

S I

Схема выполнено на ли стахВ ?4дв

Ннв.У?

-
--

У  кон гр.
Начптп_ 
ру к  ер. 
Стин ж.

Рывкина о т 1
Ph/gkUHQ
Верницком
У/УК&Янова

Д  Vt-iv

Ш т .
(

<

Привязан

Ц 0 7 -03 -5 .Ц 8 Э  ЭС

тТХХХюко * Та
чыь/и, /прсх.

VOJOP сг&ЯиЯ
•оакс

точный &ЯЛитамуйсосгсронь/У< рП
Вынл/р чмпель оё~71ТХкв.

I Лис/Х\ yv

Н Е Е
Л/с/пнв-

днсргссетспроеч/л 
Г-Москва

Ш О г
копировал: Ларамомо^ц р^рпг.У/п А 2
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Я
 ль

ва
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ж
+ЕС
г г
\ S F 2

■ >J\£xe.*faA£P7j—  

SAZ
203

Д ля  Выключателя вМТвЮкВ

KBS1

i— ' Л077

” ^ "Ч ц з Ш *
- < = * 0

l ! t

f, «f$br

-ЕСеауаа

&
агг

K8S/ 201
T o ^ fW

*  L _ _ :
<)SOM/ 
J > ______

0£2  ^ f /

«■ ■ wj

ТРЯ/yLLLJ/2

Телемехс

H  Заш ито
m m  ...

~ - d b

/Ш/

A«S/
2,33 # d  237 ^

Y W

7Г& Г — D ~

22

7 J  /аза

SA2 

jJ-1

'  J  я
И

?3

24 а Л 1___ I

kMi

Г "

S*

.......■

A ^
к  цепям переменного 

> напряжения собст
венных нуж д 3803

Шинки Управле
ний и иыпомст.

РелгЬ/акирьв-
кг/стнна*о-матк&слю-уеншшкАЮ-чателя
Цепи вклю
чения и ре- 
ле положе
ния* о т 
ключено "

%
Цепи о т 
ключения 
и реле  
положе
ния

включено
//

$
<5
ъ

§
Реле такса- 
цииаклю- 
уенного по- 
токения
&/шзчогелЯ

Цепи
завода

11

НМ1 SQ1

ч н

Пружин
п р и в о д а

%

\
«э

I

% iiLi Фв?/ /со/ ... /„> HLQZ -£Mf Световой
сигнал 
положе
ния вы
ключате %
ля о

Аварийное
отключение
Сыключагепя

Ъ
3

Сорив цели 
оперативно
го /пока

§
5
Cj

деры "
С:си

Автомати
ка завода 
пружин 
отключена

+£c Для Выключателя типа то-НОкЗ
Г Г *  k$st
\ s &

<*̂^C xe »fa A 8 H 7 ^

КОС/
^ ______ /< _____ _
5/ S  7 я  

MCI
47 t f S /y  yj

Q2

02

T№HSO
8 8

T2(H)-3SS ХОПтгШоз

Схема Вы полнена н а  л и с т а х 27,28

г/нв.н:

Н.кснтя.
НауЛТР
"РЩР-:
ОПШ-ZL

Внвкимо
^ЫвКУНО̂

/}у,\‘/>иуо£.

* ж
s :
ад

2 * зо э -о 1  35

tlfii

Ц р С Ш а Т ГГ

$  схем у 
телесх/е - 
м олизоции

6  схему
УРОЗ /ЮкЗ

8 схему опера 
тионои 5/<>*о~ 
совки розъеаи 
НитслеО

В схему цирку* t
иионнбео ОХАХ*
дения транс-
фдрм оторо
ЫЧ07ЛЗН8$В?

8 схему 
АЗРТ

Резервные, 
к о н та к ты  

См. гримеч 2

I I

407-03-534.87 ЭС"ТГСхемы и РХЧуп.
сро^матсроС /Ю-220x3 PC супросценнь;.4у

ики тпся?. 
сг<

17С„Д8а&лока Урансрорматср
Щг2/3&хо8м070УШи,трехоЬмо - 
мсуныйСеА питания сосп/ронмбН.

Выключатель 0 2  ПОк В. 
Управление иовтом опнчка 
Схема полная,
Копировал • /ТараминоСп

Опади я расгп\Д>ст с в

Рп S3 i
Энгрвосетъпрсе^гп

'  Г  М осхбо 
19УОг

ф о р м а т А  2



M ies
— ini i i . i. hi iA

t  3 Js  87I s

34 Ш

S3

3S

K0C2
/ T S T # 89

i Для выключоге- 
■J лявчелилуоанср.

X IV /
7-0/03

3 у .  KLZ WhO/07

W2.0/03 S^ SК ^2 wz-otos

3 % ! « l2 W2-0/07
7 S

Wl-ОЮЗ Wf~0/03 WhOt/3
KQTf Wt-OttS

i  KCTt

S  ш

WhOl7

I

KQT1 W2-0HS

9 .  //

T E 2

3 й*1г W2- on
W/-f 7 %  ̂KTt W<~3t
W2-f П X^KT2 W2-31
^ KHf 17 13

-O O—- ^  KCCf./Л /<?
KH2 52 /03

8 7 г »
О---0
SrT S T ^КНЧ

8 7

34

3S

///

klz
8 4 -O

№

п-еьоъ ^KO CZ тhbboi re-
Cf7ВВОЪ^

6  ̂ 5ХЯ 5X3
10 ex \0 6*

Сз 1 f
» » Л? сз f f

6 схему 
телес иена- 
лизоции

В схему 
У  РОВ //0X8

8 схему опера, 
/пивной блохи. 
раВки розъеЗи-
кителей
6  схему ц и р к у
ляционноео ж-
лоокЗениа
(407-03.48387)
8 схему 
Заш ит ь/ л
ш5э 2802 
Линии Wt

В схему 
Защиты 
Ш2>9 280< 
линии W,

В схему 
Зспуит 
ВИЗ 2802 

U ШОЭ2802 
линии И//

В схему 
Защит 
РОЭ2802и 
Ш392802 
линии W2

W/

W2

8 схему 
Управле
ния выклю 
чстеля ли- 

Нии

Резерв

см. прим. S  
йехрш t/лраблв- 
ния сыхл.оЗтрот 
форматора Вез 
питания со сго- 
роны СН.

В. В части блок -  к о н та к то в  им еетсярезерв но  6  
цепей -д л я  Вы клю чателя ти п а  3М 7) н о  Ю целей 
д л я  Вы клю чателя т и п а  ММО,

7. бло к  упроВления р а зр а ба ты ва е тся лр и  конк
р е тн о м  проектировании.

Перечень аппаратуры

зЛ
т

II

Mccro
уста-
чо£ки

позиционное
oSasHowHue

no cxeve Наименование Тип
| Техническая 

Характерно- 
ти ка

Оритчан.

*!

IP

Ш 7абло све тово й 7см 2208 / панель

V3>/; m ком плект д и о д о в‘ НД-206А й 5А ; 3003 2 Уд 2-нлйс. 
пользуется

—  . Лам па Ц-2/5-226-Ю /0801)2203 t

If

4

('ll SP2(sf)
Выключатель
актома/т/ческаи РП506-2МГ Тмя. * /0А 1 1лтс*/о1нр.

L M i(s) Э лектро дви гатель г2208; ЗА t

i|| K M t(s) % '*2208 /

SQM/fa) конечный Сыкл/ачогель 
пита/чиП Звигателл /

? J s
302(90)

то оме, при ручной 
Зобол.ке в /

; y r n i i r r ~
УА7НЗ)

Электрам огншпы Вклю
чения и отклю чения

Xh = IS T
У н -Ш З г

Km /(km) М агнитный пускатель ПВ-/2/Б *2208 /
M /(m) 1 1 1 1 11 Is 9А7/А 9 3808;0,б$с8г /к
Q /(3 A f) -Ус/пра йстбо, коммутиру/би/Ь 

ScKofi/osarm. цепи КСАФ /2 /

dh O Tf(S A Z ) Кмтсгхт бллкироСочный 
Кнели отключении

I
h

QC/(SA3) Контакт ЗАОКироВо/ныО 
Сцепи включения

3A9 Переклю чатепь птч/н-й/й/ /

II SB/fSB)
П ост управления

КНОПОЧНб/й ПКЕ 7/2-2 /
S F 2 (S F ) Д§топг&ти уес/сий 

быклюуотель ЯРбОб-ЗМТ I m p. - /Sa /
1егс.не1н.е.

2/7
SQ f 8ыклх> чотелЬ 

конечный 3л к -гн о /
SQM/fsQ2)

контакт отключающий 
Электро38ие.аталь /

SQ3
Контакт Хключаюи/ий 
Электрсс/Кигатель « /

yacH yazl
YATUYAtf

Эле/аИромагнаты Ьшнне 
ни я  и отключений

ZhzZ & T  
Ун'2208 z

I-Ъ

/а/
Реле лромеокута умой 
$ёххпозис/ионное РП -// 2208 i

KTf,kT2 Реле времени Р З -О ! 2208) а/-/Ос 2 ,
a

2: S

£> О

klV5,KLVS Реле пролгео/схточног РЛ/8-79 2208 2 9/f
KHS. КН7 Реле указательное РЭУИ-30-б -0 ,025A г

8 *
1л C*

я/s • Резистор CS-358-2S 3,9 к  Ом /
8 схеме 
не ислольь.

SX3 Переключатель
'лакетнь/О /783-/6 l/СЛОЛН. f /S

Примечания

I

I ^
* . §  е  *
§  ч 
| §

Nfc? V

I $ U
V) Ь 

*О £ 

CVI«О fs СМ §

5|

d паьицчонкое 
ь оВьлмачени* 
и по схем*

Наименований ' Тип
т/тюческоя
характерис

тика
К Во Гримьуонис

Ш / Табло с в е то в о е 7Гб 2208 J L -
н ш А р м а тур а  

линаа /зеленая АС’/20/3 220В jL

. Ш / А С -/20// 2208 t

[ S A t
7Терёкл/счаюел1Г . • /Малогабаритный П М 0 8 -И 2222/1’ A S S /
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K l8 Т о ж е т т - к ч 220Q /
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РП. 0/8 То ж е C5*3S8'5C № *

г t~-----1
1 1

SXf Переключатель
пакепкыи Л 8 )-£ Осп { /! j

SX2 То оке nnz./s/нз 17сп. / /1
i I

. . .
^  ! __1—____

/.

2.

3.

м

s.

шВ./Zf

У. Контр.
ней. о т
рук.гр.
Ст .инж.
Техник

Ъернищая р*:
*U~-

ШОХррСг
Соколова

ш а

ПриВязан:
Схема 8 ь/полнена д л я  В ы клю чателей ти п о в  д М Т  //ОкВ Схема Выполнена на ли с та х  29 50 11 а т \ \ ч
и ммо/ЮкВ. . -------------------------  ' * ^
Перемычка между зажимами У З -У У  ус та н а в ли в а е тс я  при  
Выполнении несинхронного АП В.
Д л я  В а р и а н та  / п и та н и я  цепей эле ктр одВ и га теля  З а -^
Вода пружин а в то м а т SP2 долж ен  бы ть Выбран АП60-2МТ

Схема Выполнена д л я  случа я оперативного Включения Выклю
чателя с проверкой синхронизма. При наличии параллельны х 
связей и о тсутств и и  необходимости оперативного Включения с 
проверкой синхронизма переключатель ‘sv/яе используется, зажим/7 
переключателя ЗА! подключается к цепи с маркой /,
В перечне аппаратуры и/кара и привода выклю чателя учтена только 
аппаратура, используемая В данной схеме, В скобках даны завод
ские обозначения аппаратов.
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упрощенными схемами
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У  про ' ионны м и сАе/нама_______ _
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ёыключа• 
тепл на 
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Аварийное 
отключе
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ключате

ля
Неисправ
ность цепей 
оперативно* 
го тока $

V
Пружины 
не заведе- 
дены

Ъ
*о

Автомата- 
Козоводе/ 
пружин 
отключена

*«V)

Работа
АВР

,,MOCTUKOh
§

Световое 
табло 
выключав 
тель 
мостика “

Ови/епан&ь 
ног табло , Указатель 
не поднят"

/

Реле.
Контроля 
напряжения 
и сдви га  
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Цепи
ручной
синхрони
зации

Реле I 1 
К о н т р о л я  I ! 
напряжения I j 
и  сотого j 

(раз
Цепи

ручной
сияхрсни- 
доции

Схема выполнена но siucmox гв.ЪОМШ уз.дЧ '  j
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Схемы и НКУ управления и а о mo-*? mu к и  
тронссрор-чатдров //0-220*8 для Л  С с 
упрощенными 'схемами.
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Зч  I

:— Управление иовтоматика. 
Схема полная.
_______И.. .. 7РРР2, -----
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КОС2*3Ц(П)-355 ^  К4С2Т£#ЬУЯ  
“ ^ 8 27

.  .  = > - ^ о
7 Л? JL3

г?  > y « n Z  Z J m > .

$ 7

8  схему 
ЭОи/ить/ 
Линии 
W /(W 2) 

См. pcfu‘
т - о з -  
-SOS. 8 8

Зезтему АВРТ

Резервные 

контакты  

См, прим. Ч

Примечания:

/. Пер ем6/uhq между зажимами */£• ¥3устанав
ливается при выполнении несинхронного АЛВ.

Z В  перечне о/ппаратурь/ шкасра и привода 
выключателя приведено аппаратура, используемая 
только в  данной схеме, в  скобках Ваны позицион
ные обозначения аппаротов, принятые заводом.

3. Блок управления разрабаты вается при
конкретном  проектировании.
Лппаратура блока управления привеоено для
выключателя 02.

У. В части блок-контактов в  привода каждой разы  
имеется резерв на Уцепи, 

б, индикатор риАсируюи/ид устанавливается для 
линии длиной 20км и более.

Л е р е  у е  н ь  а п п а р а т у р ы

месгз\ /Ьтционнсе 
ym p j обозначение 
НС5МА п0 схеме Наим енование Тип

техническая
характерис

ти к а
/римечан.

0) H U Табло с в е то в о е тем 2208 1
"дбщбе На 
панель

V M  VD2 К о м п ле к т диодов К М -Ж А O.SAs 5008 2
Чвгбсхоме
неислош.^  о

з И
— Аомпо U'2/5’22Szd 2208 ItO 8 т /

i f

1  !

KMCt
Контактор
постоянного тока M Kh/0 нов 1

KM Tf То ж е M Kt-tO нов ' /

Щ П Резистор П Э -5 0 820 Ом 2

а . ^
i m m
t?fS Ш

9

То ж е ns-so 820 ом 2

1 3

k m /(km ) Магнитный ласкатель ЛБ ‘ /2/5 ~ 2208 /

m /(m ) Электродвигатель ЧА71АЧ ~380$а5$К8г /

Q2(SAt)
Устройство коммутиру
ющее ьЬпбногат. цепи/_ КС A T  12 /

Sк QT2(SA2) Контакт блокировочный 
б  иепи  отключения 1

о
Jk

QC2fSA8)
Конт акт блокиробочмый 
б и гл и  бкл/счемОа 1

SA4 П ереклю чатель
ЛКУЗ-НИ 

ОШ.- 1
s

5  *

i s

ssifssi
Пост уграбления 
кнопочный ЛКВ 7(2-2 /

S P tfS f)
Мтомготический
выключат ель ЯП505-ЗМТ Тмр */.в а ! tore. M0IXA 

2Л r
so / выключатель

конечный 2ПК-2Н0 1
§- SQMf{SQ2) контакт отключающий 

Электр одби cam ель /
SOS Конт охт й5ключаьоштиО 

элгктрааёиготель /
YACHVA2) Электромагнит

Зыючения
TT-R .sA
Т/и г ЗЙО& 3

Ya t k y a /j Электромагнит
отключения

Т„1:~ЯрА 
V*z*£св 3

И l/lQjuf/oavHoe 
оЗазночениС 
no схеме

Наименование. Тип

Техническая
характерис

ти к а
х-бо Рроьънсн

§ H lG -2
Арматура
_ Ланса зеленая __ __ А с т з 2208__ Т

$ *> 

га*

H IP 2
Арматура 
Линдо красная AC/20ff _2208 _7

SA2
Переключатель . 
малогабаритный П М О З-М :122/1 'M S S 7

SF2
Абтоматаческой
бб/ключатель АП506-гыт 1нр=2. 5  А _,/_’ Jlj)  ̂'

v ̂  
§ *

I1?

AKSt Реле повторного 
бключения р п в -ы 2208Н/А__ /_

KBS! Реле промежуточное РП]8ЧЧ 2208; ЧА _ 7

li K C d То же. P P fS -TY 2208 /
.m Z H

КСП KC72 То ж е BOfI ± L — _2 2 0 8 ~ т ч/2~

^ j* КН/ Реле указательное m /ec-s -Ч А /

КЧ2. Ш Т о ж е W ti-H-'S -Q JA

K H Y K H S Т о ж е РШЗО-S -0 ,0 2 5 А 2

1° K L2 .6 L S Реле пром еж уточное РП1_8;1Ч_ 2208 2

K iS , KL7 То ж е P n j8 -J4 _ 2208И  С 2_

|cm K L8 То ж е РП/7: б / _ 2208 /
8 схеме "
Lf/У / 1.К Ш То ж е РШ 8'7Ч 2208 /

K LY f То ж е РЛ/8-7Ч 2208 /
C'V/TtiT̂*

Зуется

K O I__
Яелепромеокуто уное 
Збахло^ицианное Р П -8 2208_ /

KQCt.KQCZ Реле промеж уточное РП15-/Ч 2203 ч/г
V >•g'5
fi

t o n  KCCZ То ж е РП/6-/Ч _  220В____. 2 4 2

MSS/ реле с дв и га  ф аз РСф/1-205 /ОМ , /008 /
КУ/беЛёмё/
Kfl/СпОльЗ.KY/.KVZ

реле минимальнаСо
ролр чекеры# PH-W /ifO jO jJ S O B _ "г

°? C3V b Rt.R2.X3 Р е зи сто р CS-3SB-S0 /кОн з

RS, R 8R /9 Т о ж е CS'3582S_ 3,9кОм 3 — J5 ̂ R 9 То ж е C5-3SQ-7.S /Ом } j
V: §-
S $ R17. R 18_ То оке £5-358-56 /к д м_ 2_

SXf
Переклю чотель  
пькетнь/й М Ы Т__ Цслол.н 1 /

SX2 То ж е ЛЛ2-/6/.ЧЗ и  СП OSS' 1 /
--4

RW,RU,№2 Р е з и с то р !С5-Ъ53Н0 6Як0м 5 j

... I -____ i ____ J
С х е м а  выполнена на листах: 35. 36. 37 

7 Привязан: ~

Шв.//9

Н. Конт л 
Ай-//7 го

* п
Техник

Ривкика
°ы£кчкВ--.

Р5лйКа-а \ 
СаКоЛсбэ

frZ'd.

П 07-0 3 - 5 5 у. 8 9  Э С
Схемы и нхауправления и а втом а ти ки  
трансформатора //0-220x3 для  Л  С с 

нпооп/енными схемами. ____________
Трансформатор ТЦ Т2) трах- 
обмоточный, 'йзухебмо -  
точный.
выключатель 3:/ 2/OxSга- 
йо Зм г </лро&\а.чее о абто-
матикО • Схема полная

Стад-.

Р Л

Л  ЙОГ)

J3

Ласт о.

Э к & го се т* лр о е * т 
' р.АХТСЛОО

/3S0r
Z^iJO il -Q i lj?  копировал. Парамонова Ф орм а т А 7



/Г авт ом ат у i

Реле
контроля
не пере-
Кпючем/н
<роз

кон то к •
т о р

Электро
Магнитов *:

включе *и

ний *0
0

Контакте/:
Электро - >>
магнитов
отключе ь

ния <ъ
Реле

фиксации
Скл/очен
но го поло
жения St /-
ключотеля

реле-повто
ритель

КОТ/
Реле

повтори
тель
AKS/ .

Схема выполнено но  ли с та х  33,36,37

Привязан:

4 0 1 -0 3 -8 3 9 . 8 9  э с
Схемы и  н к у  иправленоЯ' и  а в то м а ти к и  
тр а н с ф о р м а то р о в  7/0-220x3 во я PC  С j 
Упрош енны м и схемами _______ _— -ч

^ уО Трансформатор П (7 2 ) трех 
оом дто чный, ооухобмоточ- 
ныи.

CwiCbiltCjCjT) j\Cuanoi

р п  э с  i
К.кошр. Рыбкина Ф Ь г
Ксн.лРл Ръ/вкина / л к
Рнхгр. Верницкая Вы клю чатель 02 л2й0 к в  

типа Вм г. Управление и  
Сбто/нотико. схема полная

Энереосетьпроехт
Г  г. М осква  | 

/93Ус
Cm. икон 
техник

ЯблокоКд
Соколов*

Z 4 3 0 9 -01 4$ Копировал; Парамонова ф о р м а т A?. j



@£VV (+ )£ А /--------  ------з -S M f

HLQ2
ф Щ \

HLRZ
---------- I

*£//./

— М Ж £ .J
Q2.A ЕНА./

02.3 j

Q2.C

EA U
сажз

коп

SOM!. Я

КОС/ KL7

7 r s r7 W ) l f F

9ft П  *И*
1 \ д  2 у| 

L_ >. _J

~ ^ Ь б Р / . в

~~^ b s F / .C

9/7 p i  Ш

/ Ц -If

2/7 171!

CSemoSou 
сигнал 

положе
ния Выклю
чателя 
на щите 
упробле
нил

О т  других цепей сиенализо- 
. Д ля  ПС без одслужибоюи/е- ции тр онсрор м отор а _т /

Г |  ^ Р ^ й й ё р ё Б н м й ------------------------------------------------------------------------- ~
/ —  Э0) VD!

£4

& ■

дрб К  сбетобому табло 
HLAi' трансФормотсрп 

( См. сх. упро&х. Suxmav.Ol) 
л • N U  “

ш —  --------- (g y m
О т других целей сигнал 
лизации данной панели

Аварийное
отнлюче-

ние
бы ключа - 
теля

ность 
целей 
олеротиб. 
наго тока

П р уж и 

ны не 

зобеде- 

ны

Дётома- 
тика  
зоб ода 
пружин 
отклю
чена

Непере- 
клю ve
nue ераз

ОВи/гпа- 
нелкное 
табло 
.Указатель 
не поднят"

Ц
е

п
и

 
с

и
г

н
а

л
и

з
а

ц
и

и

К  цепям переменного 
* напряжения со б с т-

бенных н у ж д  880 В

К  цепям тр а н с  р о р - 
м а то ва  п о р а ж е н и я
лини 
Г

FB03
I

КВОТ.

К  цепям транссрсрмптр 
ра напряжения на бВоое 
6-/0 т роне(рсрмдтора

20

/ j v r 4 3
KSSf

ABOZ 

КУ/Ч\КУ/

в .

ш

KQC2 HLS

16 в г
- у
77

78

KQC9

1 Г < в

ш

— о
7Э

Цепи 
Зобода 
пружин 
пру So до 
разы  А

С Для прибодоб 
р а з  В, С

цепи бы пол -
няютсял л)
аналоги*/-  

но)

Цели
напряжения

В схему 
телесигна
лизации

В схему р е гу- 
Лш обания 
напряжения 
(Смраб. 
Ц07-03-409X7)

В схему 
УРОЗ 220 кВ

В схеме управления  

В ы к лю ч а те ля „ М остика - 
(Маржи 8  скобках ~ 8 схеме 
Линии W 2)

*A 9(6t) ^ коа  ч з Щ
_ __________ __ _ g g

г  KQC ljkQ C Z) хш  ~~1

Т Г 'Ч / у  п ( г $ а $ 7

См. приме*. S

В схему 
опеоотибно и 
блбнирсВни 
разъедините

лей
В схему цирку- 
ляциомноео 
охлаждения 
(UQ7-03' 4SS S7J

5нгл.мостсм а
3 схема и* дико, 
топа -cvpu- 
jciyeea Sh 'ccS 

7-SJSS? is .

Схема быполнено на листах 35,35,3?

ЦнбУ9

Н Контр. 
Ноу ЛТП 
рук. гр. 
Ст'иуж  
техник

Рыбгина 
&Ь(бл.инй 
Аежичкоя 
ЯВлоКобп 
САХэЛобя

ПгмХ

Привязан:

W 7 -0 3 -S M 8 9  ЭС
Схемы и н к у  управленийм ирйрмсВЛПВкй 
трсгнсФорматУрйВ НО-220x3 Уля л  с с
Уплощенными схемп^и.
ТЪанырормаггюо ТЦ  J ? ) 
трехоЗмэточЬыо, а 5у х 

аб м-от о чны и .

г ^ з о з - о /  щ

Вы клю чатель <02 2 20 к В  
ти п а  з м т, УпоаВ лгниеи  

аЗтоиа/пиеа. Схема пупчо» - _  
Копировал' Пиролен о So

С-шо?.л: Л*,ст Л~-?/г>гЗ

Р п 3 7

I
f

'

М
к

л

Энерг.зсе-пь, 
Л. АЛОСК<

/92/.
‘Р зр м о т А 2



Ж ]

Т З я ^ -

*н/ 1П 98

83 8S * J k c tz 87

01 S  7 132
— о
юэ

— о о------
% ,K L l — о

-

I I

Защиты
Линии

Wf
Ом. раб. 
407-03- 
S0S.8S

Р е з е р в

В своему АВРТ
резерёные. 

К о н т а к т ы  

См. примеч. /

Перечень аппаратуры

8

П ри м еча н и я

/. Перемычка м еж ду зажимами *72-43 устсгногёлибается
при выполнении несинхронного АПб.

2. В перечне аппаратуры и/касра и  привода Вы клю чателя 
приведена аппаратура\ используемся S  данной схеме.
В Скобках доны позиционные обозначения аппаратов приня- 
ть/е  заёодом.

3. Индикатор фиксирующий устанавливается для  линии 
длиной 20км и долее.

4. В ча сти  блок -  к о н та к то ё  ё приёоде каж дой рразы имеется 
резерё на  4 цели.

5. блок упраёления ра зр аб а ты в ае тся при конкретном проекти
ровании. Аппаратура блока управления приведена то ль к о
для Выклю чателя линии.

ftfech
< та -
човки

реакционное 
обозначение 
по схеме

Наименование ТЬп
техническая
Характерие.

ти н а
КSo Примечание

н и Табло с В е то  Вое ГСМ 2208 / Общее но 
панель

°9%
Jogo V H  VD2 Н о м п л гк т д и о д о в б Д -ZOSA O.SA;S008 2

УОгбскеме
чеиспольз.

г й

1 г

Ла м п а Ц21$-22$-Ю 2208; 703т /

It
КМС/ Нонтиктоо 

постоянного тома м к н о //03 /

а 1 KflfTf 73 ж е M KhIO НОВ f

«о *
R a tio .
P.KfRZ) Резистор п э -s o 8200м 2

11 ЛТчШ .
R/6/R7) То оке П Э -5 0 8200м  . г

|5‘

KM l(KM ) магнитный пускатель ПБ-127 ~2208 /

й M 1(M ) Электробёигатель 4А71АЧ sm O S S irS r /

!
Q i(S A f) Устройство коммути

рующее Вспомогат. цепей К С А 'П 2 /
o r H m j

контакт Клокироконный 
6 цепи отключения /

0C f(S A 3 ) контакт блокировочный 
В цели включения . ... . i

ь у
S A 4 Переклю чатель ПК93-11И

о т / ... к

£ SSffSSJ Пост Управления 
Кнапачыьп/_______ ПК£712’2 г

■ 3 P 2 (S f) Автоматический
Выключатель АЛ50Б-ЗМТ 1н.р.х f,$A t ТотслюЗчЛ]

2Л Г :
SOI Выключатель

Конечньл? ВПК'2110 /
SQMtfSQZ) Контакт отключающий 

электродвигатель /
SOS Контакт Вклю чающий 

Электродвигатель /
YACJ(YAZ) Элям тромагнит 

- ____Включения
1и=г.5Ал 
V h * бгсЗ 3

YAM YAi) Электромагнит
отключения

Z h :  2. BA 
Vh  =220 В 3

Схема Выполнена на л и с та х 38,39^0

<*4о о 
<х>г2

Ь
О -О

р$ 8ч
г*
§ <
i s

I S *
I

'5 I

$  $
Г* N

§  |

0 ПОЗиЦиОННЬИ
к обозначения 
У по схеме

?
' Наименование Тип

Техническая
Хороклперис. нЗо прим*чание

/7LA1 табло световое ТСВ 2208 1
Сдщсг нс 

. wmvajysxlij-
H LG !

Si•*>1j

АС 72073 2208 . и
: HLR1 Ярмотура, Линза красная ACI2077 2208 . /

\ S A I
Переключатель
малагсгБаоитнь/й ПМОВ-172222/1 *M SS /

•- SFf
Автоматический
Выключатель АП50Б'2МТ Хн.р. -2.SA 1

2Л
1омс.-10±нр

I Лампе US£22S*> 2208: Ю 8m .1

А Кб/
Реле повторного 
Включения РПВ'О) 2208; 7A /

K3S1 Реле промежуточное РЛ18-74 2208: 7A /

к с а То отсе РП 18-77 2208 / V/f

КСТ/.КСТ2 Го оке p n is -i i 2208 2 4 2

KH1 Реле указательное ЮУП-30-S -4 A 1

КН2. КПЗ То оке fim  2i -  s - a /A г

КИЧ. KHS То ж е РЗУП'30-S -0.02SA 2
K L 2 M S Р е ле  промежуточно? PHIS- T7 2208 2 7/1

HLS.K17 То ж е Р Л1 8 -Н 2208. *c 2 k i3 - W  
к а ч / ч ___ ,

K L 8 То оке P/7/7- S i 220 8 г 1
ш То оке РЛ18-77 2206 / " Осггме {

/а  у/ То о ке РП 18-77 2208 1
' иС,7СХЬ5$- |
К те я  J

/СО/
реле промежуточное 
ЭВУхлозичионное Р Л -8 2 2 0 3 / ’ |

КОС/. KQC2 Реле промежуточное Р Л / S -li 2208 Z j 4 2 1
K Q 4  XCCZ То ж е РП1В-/Ч 2203 2 4/2

KSS1 Реле сдвига (раз PCPti'20-S 1003; Ю0 8 //
Kvi, KV2 Реле минимального 

напряжения PH -/67/180 4071803 т 1С/*Сс*гиг 
Не исподьХ.

я ш .* з Р е зи с то р c s d s e -s o /кО м 3
RS,R8,Rf9 То оке C5'3S8'2S 3 .9  АОм 3

Й 9 То оке CS-3S8-7.S /Ом / 1
М .Ы 8 То оке CS-3SB36 /.кОм 2

— ........ . ■ -Л

5Х/ переклю чатель
пакетны й П З /-/8 Цела a h . 1 /

1

SXZ Тс оке ПП248/43 ислслн. 1 j 11— ---- 1
j

№ 0Ж № 2 ‘Резистор CS-3S3-10 8,8 x0м 3

—

инё.у?

Н.комтр
Ночпгл
Дис$£._~
С/П.инж
}ехник

р
Ривкино nPSk
Рыбкина < Щ -
Зфницкоя
н/лакоба,
Соколова

f>V\---
MkTf \---- i

"привязан:

4 0 7 -0 3 -5 3 4 .8 9  ЗС

Стадия

Управление иавгоматикр/Ънгргосетьпооелт
/^ЙЛ.1Л/ л t /л. J% П jfjt/y

РП 38
Листе

гм сскба  
(3S 9 r

ф орм ат А 2
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__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
A

yp
sS

o
A

f 
/ Реле

контроля
пере

ключения
ероз

Контактор
зле к тр с-
м аечитов
включения

ч

*

1
1

Контактор 
Э лектро - ̂  
МОЭнотоа
О тклю че

ния

1
чТ

Реле
еринсоции 
Зключенмо- 
го полож е
ния &6JKAK>-
чо'пг.ъ*

Реле пс $-по.
р и те л л  

AKS*
Пеле ncSт с - 
PL-meno 

XQTf

Схема выполнена но листах 38,Ь9АО
Привязан

— —

Унв.К?
——..*~г /ia_ x*7Z' о л,а &  о 'С

Схемы и ККК управления а а в то м а ти к и
транссрорматороь f/0-220x3 д л я  ПС с
упрошенными с\емоми.

HjcoMpp
НаЧПТП
Р ж гр
Ст.инор
ШниК

Рывкина....
Рь/вкинд
Рерыицкэя
m otvfo
Соколова

Ш
CCamJ
ъ£**1

пЩ Ли ния 22 0x8  W !(v/2) 
Вы клю чатель ти п а  в м т

Спюпс.\ Л и с т оЪстср

РП ' 39
Управление и  автоматика 

Схема полная.
Энерго Сеть проект 

гмосхЬа
/ООО*

гЬ30Э-01 4£ Копировал ■ Р/арамоРоёс o'



M l __________с€Е A W  __1* S F Z А *]
^  *\г

s '*  М * .......... В  ,

s o j a L . — ^ ..... ... -..... С
J

К  целям пере* 
/немного напря
ж ения собстёен- 
мых н у ж д  380В

SB!

Км1

Ч ] — ч
?  SQt

$ 4

SD3

SOM) - ^ г - р
•Mj;——1

SA4
т

▼  I
J__ I

Цели 
ЗоВода 
пр уж и н  
лрибода 
рх/зь/ А

(Для приВодоВ 
р а з  Д  С 
цела Вы пол
н я ю тс я  
аналогично)

К  целям mpOHCtpopMQ- 

7/и

А К602

т о р а  напряо/сгниЯна 
1 Линии ̂ 2 2 0 кВ  

Г

К целям трансформ атора  
Напряжения но 6Воде 6 чин8

т рансформ атора

F6 0 3

fS

£

ASOZ

го

П З
KSS/

п VST22

~ v ]  KVt

BSOf

Р -
74

KQCZ

2 f~

KL8

7S
&76

См. прим. 3

3f

\  KQCf

6  8  

K Q f

77

78

П  2}

KQCZ

П ^ Ч З

92

ц е ли

напря
жения

В схеме 
т г л е с и г  - 

н о ли зсц и и

В схему 
индикатора  
фиксиру/осуё. 
'80. См. рао 407-03-3SY.25

О
79

О / А С / . В Q I C

т - ра / . й
’ Ч

a t .  в J M C
Ч Ч ч

О / . А ■  ш . в Q I C

Ч Ч Ч

Л М . ’ Ко т/ п  
8

43(45) X ;
27(47)

KL2
4f

< 47( 49)
6 8

г схему 
УРОВ 220x8

В схему опе
ративней бло
кировки разъе
динителей

В схему (/арку 
л я ц и о н н о г о  
охлаж дения  
407-03 9868\

В схема 
управления 
6 ь/к л ю  чотеля 
, М остина  '

Схема выполнено но листах

I F

—
— —

—

При Вязан-

—

анб. У?

------- -— 4 0 7 - 0 3  -5 3 4 . 8 9  ЭС '

—
— Схемы и НК9 управления и а В т см а ти х и  ’ 

трансформаторов ffO -220л 3 Зля ПС с‘чпапЬгкяиымЬ схемам” .—

У  контр. 
Ноч.пт 
т д р .  
Сшяачс 
Техник

Рыбкина 
РыВнинд 
Зеррицкоя 
МлОкоВо 
Сокола So

/ Ж
(■Ч]£

,г№ Линия 220к В  Wt(WZ) 
выключатель типа В/нт.

Спади* Л̂ сггА Листов

РП w  S

З& ф -__ УлраВление иоВтоматинс 
схема полная.

Э нергосеть races г  
' г  МоснЗо 1 

/989 г  j
Z 4 3 0 3 -Q 1  47 КолироВал:ПоромоноВя форм ат А 2
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Tzmnob nm-zss 3  т г т ь т  
8Z * <T---------£  g ---------6 g---------%о-- ^ m c z  83 80 J  m z 81

84 t j ------£  S — — °j

*Qcz
8S kcci 87

89
33 tz t4

S J  КСЦ SO
2S  4Ts 23 Cjy

V f L 3
KLT

ss
У Я , ,  ЮЧ

& схем у 
ABPT

Резервные 

контакты  

См. прим. Ч

Примечании:

1. Перемычка мео/сду заокимоми Ч2~ЧЗ устанав
ливается при выполнении несинхронного Л73.

2. В  перечне аппаратуръ/ ш кара и привода вы
к лю ч а те л я  приведена аппаратура, исполь
зуемая то ль к о  в  данной схеме. В  скобках 
доны  позиционны е обозначения аппаратов, 
п р и н яты е  заводом.

д  Б лок управления разрабаты вается при
К о н к р е тн о м  проектировании.
А п п а р а тур а  блока - управления приведена 
только д ля  вы клю чателя Q2. ‘ 

у  $  части блок -к о н т а к т о в  в  приводе каждой 
разы  им еется резерв на  Уцепи.

S- индикатор ф иксирую щ ие! устанавливается  
для линии длиной 20 км и  более.

1 £ Е
Перечень аппаратуры

место
уста
новки

Псзиционмп 
обозначение, 
по схеме Наименование Тип

техническая
характрис

m um
Хво Примечет.

Jo ^'oQj

Ч)С̂  О

ай

н и Табло световое. тем 2203.. /
\дЩ&*"МГ 
панель 
it il 8~Ысме 
нгиеполы.Ш  V 32 Ком плект диодов КА-205А ОМА: SOOB 2

— Лампе u -zm zs-ю 220В) Ю Вт /

«у

11
У

к м а Контактор 
постоянного тона м к н о /0 8 L1

К м г/ То Оке м к н о /ЮВ /

пт
ssm

Р е з и с то р п э -б й 820 Ом 2
То оке ПЭ~60 820 0м 2

-

I

и
<§ ^  
^  *

Км<(км)
м /(м )

Магнитный пускатель 

Э лектродвигательУстоаСклва Томнитйрукхи 
ТспЬмогокрпк нух иепеи

Ж -/ Ж - -
ЧА71АЧ

Ж .2 2 0 8 ___

Z380S: OMSkВ7

/
/

02 (SA1) кСАЧ-72 1
QT2(SA2) контакт лвки^вочньн} 

8цепи отключения 1

0C2fSA3)
контакт блокира&очнь/й 
к цепи включения 1

SA4 Переклю чатель
ПКУЗ-/1И

0/0/ /

SB/(88) 

SP/fSf J
S R / ......

SQM/[SQ2)

S03

Пост управлений 
кнопочный ПК£ 7/2-2 /
Автоматический 
аь/клю ч а т ель_______
Вб/КИЮ уопу&лЬ 
Конечный ___________

контакт.ртклю чающий
эллхтаоабигателЬ___ , „
Контакт. Калю  чающии
электродвигатель____
Электромагнит

Велюиеиия

АП$05-ЗМТ

8Пк2//0_^

гН р .Н ,В А _ / Тот̂ р/ОТмр

/
/
/

YAa(YA2)
тн ^ гк А  
?/* = ггоЗ 3 -

YA7HYA11 Электромагнит
'отключения

Хн* 2.5А 
Uhz 220В 3

Схема выполнено но ли с то к

место
уата-
чавки

К
§  i
М% aj 
$ *

I
1
#
h

$ s

I  ^С» о

5 б
•§ §• 
* §

V <*э •j
$ §

Q> У
°0 §
> £ 

5 |
Js

Позиционное 
обозначение 
no схеме

Hi a 2
Ш 2
SA2

AKSt

j t o & _
jk c c i___
Kerf. He r 2

KH1

KHlCKHS_

Ш Ж £ „
kl3K Ll_

KL4

„LiLX L
_KQl___
WCtpQC^
KQTf'kcez

KSSt

Kvfkvz

в !Ж Ж ~
f& UdJUL

~R9
R17.R18

| 2, моряр гг

Наименование

Арматура
.. Ачниявлемкяя___
Арматура
линза п^раснао___
Переключатель

ЬЛйЯад.аршпУЛШ-Стоматический

Реле повторного
вкпюумчяГ!_______
С в п е п р о тк уто ум к

тъ ж е_________
^7Ъ_ЭКвТ.________
ЖлСЖозагпельнсе 
____72? ж е _____ ____

... ...Тс же ____!.,..

Реле промежуточна:
_ Т о ж е  ........ .

То -же _______

,.JT9..9xe..................
То оке

Реле промежуточное 
дбххпози ■ {ионное___
Репс, промежуточное

JPO-McS.____
Pp p ^ cM uzql . 9>аз._ 
Реле м иним ального  
-УВпр&К&ШВ.______

Ж взистор_____
JoptcC________
То оке______
То оке

nv*< iv9 переклю чат ель  oXfSXZ__ЛРКетньщ .

Резистор

ТЬп

АС-12013 

АС-120/1

т&хническа*
Характерно

ти к а Хво

2208
220В

ПМОВ'П2222/1- Дб5 
АПбОБ-гмг Jmp*2,SA

РЛЗ-Ж
Р016:УЧ
РЛ/В-Ж.
Ш в :Ж .

РЭЫ'ХЬА...
R34,1-Я- S
РЗУК-ЛА
рп/$:?ч_ 
Pn/8-MГ
РЛ/8-7Ч, 
РЛ17-6Ч 
РП18-74
р п -8___
В Ш -/Ч --
P01S-J4
PCCpf1;2DS
fylW j/M

2S:3SffS0_

C63SS-2S
0$:JS8:?A
САЗбВАа

. л м л .

c s -m -ю

1 Ш У А _
?208;ЧА_
J2 0 B ___
J 2 d 8 ___

..ДМ.- ...
0}02SA 

.. 2208__ 
2208. /Г_

2208_
2208 _  

_2203_
__2208___
_22й8__
_.-2208_  
008, fOQB_ 
X0L::lf08_

U .
f

_  /кОм 

__3,9* Ом.

__1кОм
1/сполн. /

6,8к0м

Примечание

ГМ  ~Z~
ЮТС */01н?

Ж _____
ж . ____

ж .  ....KL3-S/0
к п -
выем?иссольа.

b схеме
неиспольз

_ ж _ .

'k\'?4exe-
'•ri НО исполу

Унв.Я*

H. Контр, 
ли у. ЛТП 
Ру н , гр ~См. икон 
Техник

зеркичхо± \ 
шРлООКООО
Со.колобЪ

ры/ huhl̂ . 1’Гк  
Ривкинп тл

./C/i

[Привязан:

П07-03- S34. 89 з а
ТГхемы и иксу Управления 0 автомр 'г>ик<Г 
трансф орм аторов //О -220ко '■ 

у  про щеннь/ми схемами
ПС„Мви Блока "Трансрорка

]Алер f/(Tsj трехоБмомо чНыи
с питанием со стороны СН.
8ыхлю у am e/bjQ22 2 0 кВПи - 
поЗМТ• Управление и акте- 
мотано схема полная.

£ ч 3 0 9 ‘ 0 ( 4(8 Копировал Парамонова

CmoJi/j J./%гт
РП

Jh'c.Moi
hi

Ънер гасетьпрсект 
г. Москва

_____ /02.9-_______
<рор,ъсг/я А 2



л

Реле-псё-
тсриткль

ка п

Реле
контроля 
Поперек- 
лючения 
<роЗ

Контактор
электро-
магнитов
ёключения

\
X
г

i

1
Контактор
элехтро-
Ma2H<jmoS
отключе

ния

I

Реле
фиксации 
включхн- 

ноголрАОже 
ниявыклю- 40 тел я
Реле пов
торитель 

AKSf

Цепи 
Заёода 
пружин 
привода 
дюз ы А

(Д ля приёодоё
дюз вус 

Цепи выпол
н яю тся
аналогично)

\

Схем о  8ы полнено но  л и с та х  4(42,43
* П р и ё яЗ О Н :

\

Ш в.//г

V 0 7 -C 3 -S 3 V .S 9  з а  ;

Схемы и НКЗ уп р с ё ле н и Л  и  а в то м а ти к и  
трансаоорм атороё f/0 -2 2 0 к8  с л р  П С  с
упрош енны м и схемами.

/V-/» - ПС „ Д ёо блока * Трансформатор 
Tf(T2Jmpexo5Momo чнь/и с пи
танием  со стоооны  СН.

Стоаил Лист \ А к т и в

p
i

t
 I

f 

5
 t

^
s

s
-J Рывкумя-

Ры$КУ№.-
Вгртцкая
шоково^
Соколова

т :
'!/}Ь

Р П 42  1
Ру*— »
$ & * {
L& w f

Выклю чатель Q&220кВ типа M r  
Управление и автом атика. 
Схема полная.

Энергосетьппаекгп 
Г- м огл'ёа  

/ЗвЭ г
2 4 3 0 3  -0 1  4 3  Копировал; Поромоноёа ф о р м а т А 2



\!/
#£

у
?/г

о&
а I

 Л
од

п 
о

 й
о

та
 

\З
з.

им
£Н

*

X

£
•о

Ж

©ЕМ / Щ М
SSZfSS S5£7r^

т о
H L& 2

1703 Acat __
"  / T J fc /у 7  ̂ 7

+ Е Ш
с я гэ

19 23

k/vrt КОС1 K L7  ЯП  П Ш

~ " 9 < 0  " ' + ° 5 Л Л * } М /

SFf.B

^ k s f / .C

9  SQMl A  ^  9 П П £ 0

Q S03.A
/ y T T r

£ 1 1  т

R18

9  в а т  в

9  SQ3.B

9  s o m e

----------

,4 A SA4A i
3 ! f 4

‘A A
SA4.B

3 ! f 4

!AA
SA4.C

915
k h S

тОг
Bh p j
сапа

КНЧ

% -  AL3
t Q

О т других цепей сигна-
+ЕН. /(® £я/Х Д л я  ПС дез о5спужиВою- лизации трансрорма- „сШ
/ CSjC3> л  ПЗЗПЭщего персонала 

901
V2)f

ы

- и
Dm d p yju x  целей сигно-

то р а

9 0 5  Н сВетоВому та&ъо 
’Ж АЬпранирорм сзтар  * 
(Сх.упра&. Выклю. Of) 
л ниу
903 _ (g ) f7o?

лизации донной панели

СВетоёой 
сигнал 

по/юоне- 
нияёыкАЮ* 

чателЯ 
но щ ите 
управле

ния

Аварийное
отключе

ние 
Выключи- 

т е л я

Неисправ
ность 
цепей 

оператиВ 
кого тока

Пруж и

ны не 

заВеВе-

Н6/

ДВтомо-
лпико

ЗаВоВа
пружин
отклю 
чена

Непере-  
клю че- 
ние р а з

05щепа- 
нельное 
табло 
„Указа
тель не 
поднят

5»
сз

Сз
«з

Cl

*
«V
53

Я1
t

Схема ёы папнена н а  лист ах Н^2рЪ

ПриВязан

—

Ом/, ye
— 4 0 7 -0 3 -S 3 4 .8 0  з а

Схемы и НАН уп р а вле н и я  и  а В то м а ти н и  
трансрорм оторо 5  //и •220*3 З ля  л о  с ^
нпро ш ен нь/м ц схем ам и____

РЦ& ннй
Рыёнина
Верницкая
9елоноба_
Сошоёа

ПС„Д В а  блоха тр о н ср о р м а -
тор Т!(Т2 ) тр е хсо то  точны й
с питанием  со сто р о н ы  сн.

СтсгЗи^Лист Jfi’cmoB
ЦШ 'ЕР-
Ноч.П7П_
£ & и & -
Cm, t/MJfi, 
fc7SWUK

W ill
р& <

»jq:\
Р п  [ 4 3

Вы клю чатель О 2 220к В с 
ти п а  6/4 7. Упраьление и ав
том атика. схема полная.

Э нергосеть проек т  
Г. москбо 

1039 гL&s£
243 Q у~ Q f £ q  KonapoSuA П а р а м о н о в а р  а р м а т А 2
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i
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■8
с

К цепям пе
ременного 
напряж ения  
собственных 
н у ж д  6808

Цепи заВода 
npyofoJH при

вода сразы А

(д л я  приВодоб 

<раг В. С  
ц е пи  Выпол
н я ю т с я  
а н а ло ги  чнд)

+ЕН/&ЕН./)

i & o r  /

Для подстанций дез 
ОбслуэкиВоющего пер
сонала

VJ)f 
Ш

О т других цепей си анализа- 
ции трансф орм атора  

-Е Н /

К  сВетоВому 
табло „НLA f* 

трансфор
м атора '  

(См. сх.улраВл.
Выха. Q/) H U

д о з ^ г ш \

леи сигнализации 
данной панели

Оби/епа• I
нельное
табло •0

$
„ Указа §
те ль  не Е
поднят" з

1

72IM-3SS Q2.A 02.9 Ш .TZMhW

78(0/-/5S Q2A 028 02с
Щ /0 3

В схему теле - 
сигнализации

8 схему опера
тивной блохи- 
роВхи разъеди
нителей

Коп

/8 S V 7 19

25

6 схему 
А8РГ

8  схему У  РОВ 
22йк8

В схему цирку
ляционного ох
лаждения трон 
сформатора

РезерВнь/е 
К о н та к ты  
См. примем 2

Перечень аппаратуры
места
Уста-
но&и

Лозициош 
обозначение 
по схем &

Ш именоВание Ти п
Техническая
характерен. к-ВЬ Примечай.

Е кме/
Xентахтор постоянно - 
го тока МКНО //08 / 2ри2}б/к

CS)£ ^ КМТ/ То ж е МК/-Ю Ш / 2pu2j S/к
& у 
51 
н

Р е зи с то р П Э -5 0 8200м 2
т г щ
R1G(R4) То  ж е П Э '5 0 8200м 2

I1

Магнитный пускател ь П б -12/ - 2203 /

Mf<M)

* *380B;0,SSkBr /

Qf(dAt)
Устройство Коммутируй 
ецсеиспомоеат. цепей КСА-/-/2 /<4г Q T2 [S A Z )
Контакт блокировочные 
Уцепи отключения 1

I QCZ(SAd)
Контакт блокировочный 
S цепи включения /

S A Y Переклю ч а т ел 6 пкуз- ни
0!0t /

X <и
V SS/(SB)

Пост Управления
ХНОПОЧНЬ/й ПКЕ-7/2-2 /

S F /(S F )
НКтом ати ческий 
быхлючатель ЯПбОб'ЗМ! /

'Ъ е  
$ s o / выключатель кнопочный ВПК'2110 /

SQM1(SQ2) контакт отключающий 
электрод/иго теп ь /

SOB
контакт включающий
Электр одьи г am ель /

YACHYA2) Электромагнит
включения

2М z£,SA
Цн^егоВ.... а

YATHYM ) Электром агнит
отк.лАОйениЯ I

ty/a/sA  
Vh = ггов 3

П р  им ечонир:

/ В перечне аппаратуры приВодо Выключателя и иикасра 
приВедено аппаратура, используемая только В данной схеме 
8  скобках даны позиционные обозначения оппаратоВ, приня
ты е заВодом.

2. В части блок-  к о н та к то в  Вы клю чателя 6  приВоде 
каж дой (разы  им еется резерв на Зцепи.

3. Б лок упраВлениЯ р а зр а б а ты В а гтся  при конкретном 
проектировании.

/А ппаратура блока упроВления приВедено для Вы
к лю ч а те ля  82,

ш&н?

ПриВязсгн;

П еречень аппаратуры

Мет
уме-
коВкн

Позиционное 
обозноугни 
по схеме

НаименоВониг Тип
Техническая
Харахтерист.• кВ с> Приме-;

О* И  1 0 2
Арматура 
Линза зеленое АС'/20/3 2208 /

*"~1" ~ ,

I ”3<к у Ш 2
Арматура 
Линза красно я АС'/ЗСИ 2208 /

Ч) $•к 5 SA2
Переключатель ш 
малогабаритный ПМ08 112222/1-Д 5 5 1

-  —

cl q
е е SP2

лдтомотическии
Выключатель АП50£-2лп 1нр. * 2,5А (

Щ р о г  
_ р л  J

О — -

—

"
<0 K8S1 Реле промежуточное РП1Б' ЧЧ У  А ; 2208 1

8 В ег/ 7Ъ ж е РП18-14 2208 / Р/2СЧ|
ВН/, КН2 Реле ук а за те ль н о е РЭУ//- 2/- 5 -< Ц А 2

4 Ш , КИЧ То ж е Р Э У/Ш -6 ~~0l02SA 2
<* Ш Реле промежуточное РП18 'E Y 2203 Т
<Ь
$ K L2 То оке РЛ/8-/9 2208 / f/Y
Ъ> K U 7Ъ ж е P/718-/Y 2208 / — s/r _.$

-

'

V к о / Реле промежуточное 
дЛнх позиционное РЛ-1/ J2 D 8 ~ Z _ /

КОС/ Реле прамеж/та иное RM R/JZ.. 2 2 0 8 ___ J 7 5 Г ~

о К О Т/ То ж е 6 Ш 2 :Ж . 2208 / l i ' /

4
t3

н п г р е з и с т о р Сд-353-sa /кОм 2

3$

СМ ^
См

R BR4 То ж е €535850 /кйм 2
R5R6R11 То ж е C5358-2S 3,9 x0м 3

R9 То ж е €5356 75 /О м /
я  SP 

к

R/0 То ж е СО-358-Ю 5',/кОм 1

R1S То ж е €5-35240 в Щ м /
о
5

о<о«м
2 8

н и Табло сВ е то В о е Тем  _ 2208 /
3,5 :q PC HtJ
rrurt.*___

V2>/ Комплект/ ЗиодоВ КД-205А 0,5А ; 5008 ± _
/1)2 -X i'/vj 
veovizpt >

<^?;q

« 1 ^
— Л а м п а  l'/-2/5225-10 22С6: /0 8 т / —

I I

Схема Вы полнена н а  л и с т а х  k 5

Нкм/тр.
Ш ЛТП -.

шимме.

РыВкиш
Рыбкина
Верницкая
ЛУКЬ#Хо&

Ш \
/г* 4

Щ м ф .

fim

W 7 -D 3  - 5 ЗУ, 8  9
Схемы и  Н КУ управления и  о В т о ю а ти к и  
тр а н ср о р м а тср о В  /10'220кЗ Л С с уп р о щ е н -

ПСир£а$лока ". Грачссрорматор 
Т((Т2) дбухаЬмоточкый, mp4x- о'™” 0'моточный <5>3 питания 

аяр2££и,.бн.__________

Стодся

Выключатель 02 220хВ 
типа ЗА/г. Управление иаВпо- 
мотиха. Схема полная

Л/с.п | Рис mod

№РЛ
Э н ер зо сгты р о е хт

г. м 'сскзато г
Z y 3 0 9 -л г  8/ НапироВал: Лсрсмо/чоКа ф о р м а т А  2





V*

a cj^jf w a f e -
т&Ъйы.ОЪтрт ■ термопро 6k$ 
Ьикишия &  сщзо 
ЧыСН.

Резербные.

к о н та к ты

/.

- г

1
$
ъ

1£
jk

1 1

Прим ечания:•

Перемычка м еж ду заж им ам и 9 2 -93  ус та н а в ли 
в а е тс я  при вы полнении несинхронного АП в.
Схема вы полнена д л я  с луч а я  опера тивного  вклю 
чения вы клю чателя „ М о сти к а  * с проверкой синхро
низма. При наличии параллельны х связей и  о т с у т 
ств и и  необходим ости оперативного включения с  
проверкой с и н х р о н и з м а  переклю чатель SVf не исполь

зуется и цепь ключа управления SA1-/7 с маркой 722
переклю чается на цепь с маркой /.
L/ндикотор фиксирующий устанавливается д л я  ли
ний длиной 20 км и более.
8 перечне аппаратуры  шкасра и привода выключа
те ля  приведена аппаратура, используемая только в  
данной схеме. 8  скобках даны позиционные обозна- - 
ЧениЯ аппаратов, прин яты е заводом.

Д ля  П С ,, М о сти к  с вы клю чателям и в  целях транс
форм аторов и  рем онтной перемычкой со стороны транс
форматоров *реле KVftKV2uKL V1 в  схеме не используются. 
Бл о к  управления разрабаты вая т с я  при конкретном 
проектировании.
Яппаратуро блока управления приведено: то лько  для 
вы клю чателя СИ,
Д ля  трехобмоточного трансформатора с питанием со 
стороны  он схема АВР м ож ет применяться только  
при о тс утс тв и и  необходимости проверки синхронизма 
между напряжениями 220к8 и Збкв трансформ атора.

Перечень а п п а р а тур ы

месть
ус/по.
нс&си

Позиционно, 
обозначение 
по схеме

наим енование . Тип
ТЬхнмсскоя 
характерце, 
т  ика 7

К 5 Примеу.г х и реле промежуточное 
дкухпозиционное РП-11 2208 /

KTf. КТ2 Реле времени Р8-01 2 2 0 8 ; ф -/ос 2
о
0) » ш $ ш ё Реле промежуточное РП/8’74 2208 2 4/1§1Кнб, КН1 Реле указательное АЗУ//-305 -0 .0 2 S A 2

3 § R/5 Р е зи с то р CS'353CS 3,9 кОм 1

§ "
SX3 Переключатель

пикетны й 089-/6 с/сполн. 1 /

о
н и Табло световое ТСМ . 2208 /

общее на 
панель

V M  V02 Ком плект диодов K3-20SA 0.5А ; 5008 2
ЧЬ?. 8 схеме 
неиепольэ.II1II — Лам па цж -ггв-ю 2208, Ю Вт 1

KM Cj Контактор 
постоянного тока МК1-Ю НОВ /

«0 *

К м п То ж е МК1-Ю Н08 1

Щ8Г Р е зи сто р П Э -5 0 820 Он 2

т Ш ) То ж е п э -s o 8200м 2

§ . ^

1 k m i( km) Магнитный пускатель ПБ-/2/6 ~220В /

| . m i( m) Эл ектродвигатель ЧА71АЧ 3808;0у55к8т /
§ Q l(S A l)

Устройство коммутируй 
x>t4&e Рсло/утога'п. нем/ КСА-1-12 /

Q Ti(SAZ)
Контакт блокировочный 
3цепи отключения 1

QCt ( SA3)
Контакт блокировочный 
К цепи включения 1

|  * 6АЧ Переклю чатель лкуз-ни
0101 /

1 1 s B i (S B ) рост управления 
кнопочный ПК£ 7/2-2 1

S F Z (S f) Автоматический
Выключатель АЛ505-ЗМТ 1н.р.*/,$А /

Юте-ПУкр.
2Л

sen выключатель
конечный ВПК'2НО /

SQMf(SCtZ) контакт отклю чающий 
электродвигатель /II SQ3 Контакт включающий 
'Электродвигатель /

YAC/iYAZ)
Электром агнит

включения
Т н - SSA 
Ун г 2 2 0 6 3

YAJHYAii Элехтромогнит
отклю чения

¥h *a ,sa
Ун с 220Ь 3

Кеею
Уир-
/юкки

Позиционно 
' oSodnavcHut 

no схеме

ф

: Наименование Тип
Технической

характерис
ти к а

>
• Ч-£Ю Приме-

H LAf табло световое ТС6 2203 / Odhtrt'Tki 
мом.п гх

%
Н Ш Арматура  ̂

Линза зеленая АС/2ШЗ ’ 2203 /

% HLRt '
Арматура 

Линза красная AC12QU г zo в /

\\ — Лам па Ц'215'225-(0 2206, Ю В т 2

ц\s ЗА/
Пеоеключатель „ 
малогабаритный ПМОВ- /12222/T-M S S ~~Г

15 SPf Я8тематический 
выключатель АЛ505-2м\ 1нр *2.5А / Ь  457 ]

SYf
переключатель . 
мало габаритный ПМ0<Рз90-/т///1'Д //2 / См. пре м р

•и AKSt реле повторного 
включенизг Р П В ‘0/ 2208; УА /

< ь

б жй

К83/ Селе промежутку чное РП/6'ЧЧ 2208; 4 А /

KCC/ То ж е РР/8'74 2208 / 9/1 ""

КСП вСТ2 То ж е Рр/бЧЧ 2 2 0 8 2 4/2
* ^  <Х) ^ KH1 Реле ука за те льно е ЪУб'ХНУ -9 А f

KH2, KH3 7Ь ж е Ш 2 (- о - 0,/А 2

КИЧ, KHS То ж е ОЗУИЗО-С -0.025А 2
-  ■ .

| § - KL2,Kl 5 Реле промежуточное PP/8H Y 2203 2
Ш ,К П То ж е РП 1 8 ЧЧ 2208, /С г

к и -с Jq—
KL7-//4

К I V То ж е РП/8-7Ч 2208 /

0 Од

vr
s

K t8 То ж е Р П П -6 Ч 2208 /
K lVf То ж е РР/8Ю Ч 2208 / См поим р

к о /
Реле промежуточное 
дРихлоэ иционное Р П '8 2203 /

KQCf,KQC2 Реле промежуточное РЛ16ЧЧ 2208 £ ч/г
^  0) KQT.f KCCZ 7Ь ж е РП/6-/У 220В 2 ‘.‘]2

11 K3S/ Репе сдвиесг оооз серн-20 5 Ю08 ; /008 /
* ^

|| XV/, Kv2 Реле минимальносо 
напряжения PHfSU/fSO 40-/608 о См.прцм. S

i Й/.Я2ЯЗ Р е зи сто р  -€5358-50 /*сОм 3

g ^ ' RS,R8,RfS То ж е  <CS-358'25 3,3 к Ом 3

R9 То ж е  <C5'3$B'7tS /Ом /

R17.R18 То оке <■C5'358'SC / кОм 2
-

5|: SXf Пгреклю чотель 
пакетный PSP (о i/сполн. 1 /

*Г ^ SX2 ТО ж е  /П.02- /S/НЗ Рсполн. / /
,т я н .м г  •Резистор С*5-353-/8 6,6 к Ом 3

Схема выполнена на ли с та х  46,47, ч8М 50
П ривязан'- -

Ukf. Я*
4 0 7 -0 3 -5 3 4  8 9  3 0  H

Схемы и НКУ улр а /'.гн и я  и а бтдм отикц  '
трансформаторов //и'2ыЭ.к8 елм с 
упро и/енным и схемами.

Нконтр. 
Иачптп 
Рук, гр 
Сжинус. 
техник

. в ы клю ча те ль 2 2 0 к 8  
ти п а  8 М 7  „ М о сти к а . *

Ставил

РП

Лист | /К’смзо*
Рьвкиш.
рыЗкина
верчйцкая
PSpoKpSa
Соколова

H r
t  fc&-

Ч/.i >.

i.Cuaj
:— Управление и автоматике 

Схема по лн а я.
, .... ... ^ .......... ........г; "’зг"""”'

ЭнергосетьпрсТТт 
г. Москва 

/888г
Z 4 3 0 9 -0 1  5 3  Копировал:Паромонавч ф орлю т А 2
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.̂Л
<э

Вл
ис
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да
ю
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/F

И
з

/
ч

т
м

-А
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__
__

___
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__
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А

ль
б

о
м

© Ш ( + ) £ Й /
*=ЧР •=?=> М !

-В Цска

т з  кса °kq I

i l l
>KCCt Qt.8

8 ate

73
HL&t

ниц  

< & — 1

Ckmoiou
сигнал 

положе
ния бы КАЮ 
ЧагтелЯ 
но щ ите  
управле
н и я

Аварийное
отклю че

ние
Выклю
чателя

Неисправ
н о с ть
цепей
опера
ти в н о го

тока

Пружи

ны не 

Заведе- 

ны

АВтома-
тика
Завода
пруокин
отклю 
чена

Непере-  
ключе -  
Hue сраз

Работа 
АВРВнкаю 
Ч о т ел Я 
ч Мостика

Ш Х  Д л я  П С без cSслуж и- 
оающего персонала 

901

О т  других цепей 
сигнализации

l(Ч \ - j
§ m S a * "*

*

3 ^  КНЧ

*
— ^ o - ——
U jS S L

3 s £ kh$
i ,S 3 iKH7-------<q ...—.

3 s

ы

£ *

Выключателя 
0 Мостика * 

H I А/
т

-£ H f

— Н Э -  

I— - 0 -
903 .....

О т других цепей
сигнализации  
данной панели

SF2.

К  цепям переменного 
напряжения совет- 
венных нуж д 380В

SB!
- Л П н J f

T У

Km i SAP

ч З - ^
503 l r ~ r ~ \4/* _ _

p b — 'a 2
,1, ii

Цепи 
ЗоВода 
пруж ин  
привода 
р а зы  А 

(Д л я  при
водов  

раз в, С 
цепи Выпол
н я ю тся  

аналогично)

Схема выполнено но ли с та х  Чбр7р8,Ь$ So 

Привязан: ~

шв.У*

Н.конт р  
Н о у.тл  
рук, гр 
Cm. и*лк
Техник

Рыдкино
°б/Вкино

RS/}OKoBg_
СоколоВо

/Vv
Щ И :
i'.duX

А ___

4 0 7 -0 3 -5 3 4 .8 9  ЭС

световое 
табло 
»Выклю

-

чатель 
„ Мосгика 1

Ъ
Общепо-
нельное §
табло
"Указа «У
тель не g
поднят"

S

-

Схемы и  НК У  управления о а Щ о м а ти к и  
трансрорм олпоооь НО- 2 2 0 кВ д ля  ПС с  * 
упрощенными схемами.

Выключатель 220кВ 
типа 6м ТМ о с ти к а . ‘

Стадия Аист

Управление а  автом атикаt 
Схема полная.

РП
% ергосетьпрогкт 

* г. Москва 
№ 9 г

Z*i3QS- Q1 5 8  Копировал:Парамонова формат



Цепи напряжения для ПС „ М ости н  с £ вклю чателям и £  целях 
транссрормсгторо£ и рем онтной п<ремычкой со стороны  

трансф орм аторов "
CS/.A 
CS/.S 
BS/.C

£S2.A _ 

£S 2.8
Реле
сдвига
<ро5

цепи ручной 
синхрониза

ции

Цепи напряж ения для  ПС „ М остик с Выключателями £  целях 
линии и  рем онтной перемычкой со стороны  линий  .

К  целям транс
форматора на
пряжения н а р о 
де 640x8 Т2

К цепям транс -  
форматора на
пряжения н а  ■ 

?ев-/Пк8 77

T/-AS02
22 20

rt-eeof

SVi

а ею 

всю 

сею 

а его 

вего

T/-CS02
ю

T2-AS02

72- 8601

□ Г ] *

Ч Р

14

0 , 8^ 

I

12

/е

SS/.A

BS1.8

£S/C

BS2.A

£S2.S

20
\  См. лримеч. 2

Только для  ПС 
ч М остик с выклю
чателя ми £  цепях 
Линий и рем онт
ной перемычкой 
со стороны  л и 
ний *

Q/A Qt.B Qi.C 7У
■^Ч -— "К П

Q/A Qt.B Qf.C
72"S:— .”S>

W/-7
-  W
ф  Wf-31 w t

/7 /9
K72

W 2-I ф  W2-3! 
17 13

W2

Реле
к о н тр о ля  
напряжения 

и сдай гсг раз

Цепи
р учн ой
синхрони
зации

В схему 
циркуля
ционного 
охлажде
ния 407-03- 
Ж .37

в  схему 
управле
ния Вы
клю ча
т е л я  
лини и

• Только 
для под

станции  
« М остике  
Выключа
те ля м и  
£  цепях 
тронссрор- и 
м отороби  
рем онтной 
перемычкой 
со стороны  
тр а н с с р о р - 
м атороо *

КОС}
у/ЩОЗ №  WfrOfOS

Wf-03 % -
/аз

Ю  w  12
х :  KL2 Wf-Q/7

W2-0HS ™ Р р 2 р & -

t l j S l
6 О

В 8 
КСС2

Ч/2-0}03 ^  W2-0/03

J S & L
'  3I
9 я

W'2-03 % « а

У/2-С17
5 7

В схему 

Защиты

линии
W1

СмриВ- 
407-03-SOS 

88

8 схему 
Защиты 
Линии 

W2
См.раВ.
й о т о з -
"505.88

3  схему 
те ас сигна
лиза ци и

Q1В  Ш .С

В схеме илрс£ления Вы- 
/к лю ч а те ля  Q2* Tf "

КОС/ BQJ, \
ПСи.Иостин

В цепях ггронарср, 
мат особ и ремсн-

• л ,  "Т? 4^7у 2S Т Г э у ] 1 2 ^Т4  17 2 / 1  т н  /ер-емьн сю „
' - М  u

' Выкпючс/телЯ02.172 *
Схема вы полнена

В  схему 
УР082СОКВ
чо1-ог-з$з.З'*

В  схему 
оперативней 
блокировки  
разъедини

те л е й

У//
8  схему 
индика

W2

то р а  
Ф акиру- 
ющего 
См роб.
407-03- 
-3G4. 8S

—
Привязан:

-

шВ.л/е
----------~ W 7 -0 3 -S 3 V . S P  э с

Схемы иНКУусровгггия о asms ̂ атичи  
трансроаматзрсв //О-^гихд аля ли с 
Упао Щёчными схемами.

Ръ/&она
сы£к.онсг
Sep-̂ -ĉ oe
ЩлокоВа
СаколоВЬ

г\чН- Выключатель 220x8■
ти па ЗМ 7.. Мостила, *

Стадия Л  ост
Нксш'пр.
Ноч.пгл 
Рж грУ 
стмня* 
Пгхнау

ш г : РП j s o

^fe*dfr
&&л4-

— Управление а ов>тю&сг/по*а̂  
Окема полная.

Энергссетьпроек т 
1 г. Москва 

/е в д г_____
Z4303-01 57 капора паромено За формат А 2



■«§ч>

S F7
В схеме ТН  но ВВоде 

трансформ атора rtfel

Г ^ л---------------------------1— —

-ЕС

Ъ
21

8 схеме защиты минимального напряжения 
\ трансформатора Т2(  т/)
\*К3 kvz №3 П г

7 и Т

KV3
Г>1 23

V j j — r S 7 “ r S T ^ 7

КТ/
KVf

%
КТ1

11 13

К  цеп ям TH на Иоде 6-ЮкВ трансформ атора

КИ1

л
KL1

ABQ2 Kvf

а
8601 ( O f

r r i >

+6М/@£М1.

noilnoi)

2
Для ПС без обслу- 
окибс/юшего лер.
сонола

% * > "

D

свое

is

F U ¥ '

L & J

2 S 
667
r-£7 __

От Зои/иты мишмолЬХ
ного напряжения 
трансгрорм 72 (Tf)

W

О т других 
м онтаж ны х -Е Н 1  
единиц панели

903

969

ни
-% !Ж ^
Г7С Н П

2 h T 2 (T l)
KV3

L_
2 3 'Т 2 М

в схеме центральной 
сигнализации

1 3

~~̂С! Л

В схеме секционного & схеме секционного
Выключателя 6-Ю нв 7  Выключателя

___ I _ k l i  6 -1 0 к в
I 7tACf Ku[XLtJ\ / г '

tot ! tvS'l 133
* nitrr tTTT 3

L_—  j s/ *L2' 'ocfsffsz) pm  QC1-S9(61)

SACf ~KL1fKL2p KL1

301 , r.fl« J«T злз
LMi-l-J

901 ! 1 оа
и

&
Jh W k
« У|£ *

 ̂ VВ схеме
933

св ЗбкВ

Марки без скобах Г -  
даны д ля  Tf, g  L 
скобках для т2

qc2'57(s3) )С * 12 QC2'69(eQ
1 3 г  у

_2______

КН1
Л

f p r t

32 V S 33 °ЗУ
А

i7 \jte
% ,K L Z

36

3S . б  8 37

цепи

(см. прим. 1)

Цепи 
напряжения

Цепи 
сигнализации 

табло 
„ Указатель 
не поднят * 
и табло 
Защита 

минимоль 
наго на * 

пряжения
В схему защиты 
минимального 
напряжения 
другогомронесрормотора
8 схеу ипраВле 
чияВЬ/ключате- 
МЩ/иЦЧ'б/Ощ 

t QB35k3 шранс- 
срормоторо.

В схемуип. 
пения секцион
ных Вь/кл/счате* 
леи 6-/0

РезерВ

Ц/ли>
Перечень а п п а р а тур ы

См. примеч. 9

/men
уста-
VoBw

Позиционное 
обозначение 
no схеме

НоименоВониг Топ
техническая

характерис
тика

К-Ва Примело*

i KH1 Пеле Указательное РЭУНМШЯ 0.025А J L
1 K it Реле промежуточное. РЛ/8-7Ч 2208 . / . . . _____

got KL2 То же РЛ18-79 2208 /_ 9/f__ ’
к КТ/ Реле Времени Рб’01 —220ВЛ.НОС /

in KVi KVZ
Реле максимального 
напряжения р н /S3/вод /5-608 2_

KV3
реле минимального 
напряжения Рн-Юч//ВО 40 г  /608 /_

•sa* /?/ ' Резистор CS-3SB-W 6,8х0*л /
|§So
§ ! f

HL1 Табло сВетоВое тем 220В / ppfMib____

VDf, VDZ Комплект диодоВ КД-206А 05A: SCO8 2
VT>Z 2и<н>е 
нгис/юльл.

III — Лампа U-ZtS'22$m 2208: /08т 1

T f

11
5F7 Автоматической

Выключатель A/7SO&2MT 1нр *г.5А
±ОТС,*/01*Р_ 1 20

Прим е ч а н а  Я :

1. Защ ита минимального напряжения устанаВлибается на ПС
с „мостинаВыми " схемами на стороне BHfnou наличии защиты» gnĵ-vr-g ни пс со сХЪиои, Ша блока"
ошиновки 1/0'220кВ р Тста б ка р е ле  Бремени защ иты  минимального 
напряж ения Волокна б ы ть о т с т р о е н о  О т  Времени АП 8 Вы клю 
ч а те ле й  f/Q - 220кВ.

2. Цепи В  схем у упраВленця СВ и сп о льзую тся  то п к о  д л я  подстанций, 
. имеющих п о д п и тк у  со сто р о н ы  ш ин £~Ю кЗ.
3 Марки без скобок даны для  напряжения б/ОкЗ, марки 8 скобках 

для напряжения 38кВ.
Ч. Тип блока упроВления уто ч н я е тс я  при конкретном грогктиро- 

ёаниц.

Ч

I

1 Ш 7 ?

9кМГр_
крч.птп 
fly к. гр. 
Cm Ш к.
техник

____ _щ
РыВкино P.L9*?
Рыбкина
бфноцш
ЯМСлаы?
СоколоВо

Х Ш ,

JK59
Шхл

Привязан -

407-03-534.83 32
Схемы и нкУуп  j-— 
формат ооо Ъ /'< ными схемами.

ТТбВбюйШоТц транс- >К8 ПС с упрощен-

Трансформатор Т/(Т2) стадия 
Защита минимального  ̂
напряжения 6-/О кВ. Р/;

гн З О З 'О ! 5§

Схема полная. 

рппироВал х Парамонова

Лисп, Лист о В
5 f

Энергосеть.пиэскт 
r.flfocxBo 

/389 г __
Ф а р ха т А 2



ч

■+ГГ
в  схеме т и  н а 8 8 o 3 t 
пронссрорм аторо Tf(Tz )

В  схеме А8 Р Г Г 2 (п )

S23 К У /  К  УZ__KV3 S2S

-ЕС

%■ J ________ ..........L_T _ П я“ Оператиё 7/-ЗС/ 7Ш sActm1
н /з 1 М 2 /5| р | /$ • !t 12D Т 2

В схеме Уграёлм аВпанот/киёыкл. Q/прапор. 7/(72)

щ о  ■ «  Г  w i

L x .

----------/ й а ]  т у
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В схеме хпраВл. иаВтоматики .
\А/кл. Q3 трансформатора Tf/ТВ)

KL4 SS7 Г  KL/oT SS9 - т О И

схеме А6РТ 73(тг)

KTZ
/ J

// Л?

К цепям ТИ на Подо трансформатора В-ЮкЗ

' г~ Г
А Ш Q №

v M a
KV3 *— 1
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В схеме ц е н тр а ль н о й  
с и е н а л и А а и т/____ _
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t v ----------П

28--Г?

н ы е  (цепи

Цепи

н а пряж ен ия

цепи сигна
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Табло „УКозо- { 
мель не поднят 
и табло „Защи
та  мини моль 
т ю  нарряоке- 
ния и А 8РТ'

Резер8

7 1 -т
Ж

ЗАС1 №  
Jti\  /У£ Y -гнзз

8сх.щэс£*. ноВ 
к сЫц. Вышоч.

71-401

* T/-JS3
ч т - щ

s KL4 33
ч

м KL5 33
Ч

KL6 . S3

8 схему управле
ния и е&помоти* 
/ей Выключателя 
Q t-Tf S-Ю кЗ

В схему Управле
ния иаВтомоти- 
Ли Выключателя 
ОЧ-Т/ 6 -/ОкВ

В схему упраА 
ления и аатомо 
тики Выключа
теля 03-77 JSkB

3 схему упрадле/т 
иаВтомотипи сек- 
цион. Вт . QC/S-/OKB
в схему улрсбл. н а?- 
томаяк/ни секцион
ного QC2 Вы хл. Я/0x8

Всхемухпра&'цбГ- 
томот. секуиокмо- 
& ЦС/ Рыхл. 3SKB

T2-20t(t) КТ1
См. приме и. Ч

Перечень сю поротурь
Л

мест
9спю-
юьки

Позиционное 
обозначение 
по схеме

Но имен о Вон ие Тип
Техническая
Хорактерис.

тока ЯВЬ Приметан

КН1 Реле указательное PQW-3D-S ~0.025А /

ИИ2 То оке Р Ш -3 0 -S
1чг1 Г

К Ц  KL2 Реле промежуточное РП18-7Ч 220В /

1 KLb. KL7 То ж е РП/8-Т/ 2203 2 4jiN
% KL4.KLS.KLS То оке р те -/ч 2203 J 4/2

К L/C То оке РП16-/Ч 2208 / tS/2
%\ к п  к т г Реле 8семени РВ-О/ 2203 2

§ KV1. к п
Реле максимального
ЩтпрЯскШЧЯ.____ _____ РИ-/33/80Д )Si-ВО8 2

№
pehe минимального 
напряжения PH-/54//ВО 40 г /ВО 8 /

I SACt
переклю чатёпь 
малогаВу ротный /7КУЗ-12-Ш i

R if iz Ре ъ ас т о р CS-3S&-/0 6,8 хОм г

ч% н и Табло сёетобоС Тем 2203 / ВаЩПГно
панель

111 m  v$2 Комплекты диоооё КВ:_205А opSA'.jSqoB А
Ч2> 2Всхеме’ 
неислольз

§ f f — Лампа 42/S22S/0 2208; Ю Вт L

*n S f7
выкл/очотелЪ _ 
аВтом отичеокии АП50Б-2Ш тиД*ЬВА'~'J omc «■ Ю1нр. / 20
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72- 2/7 {/?)
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//0 -220 Ш
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ния и аВтоматихи 
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~ ш г
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иаВтоматики 
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3SkB

KL2 6АС̂
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В схел̂ уупроВле. ния иosmOMomum.
т у

8 схему АбРг 
Г2(Т1)

Прим ечания:

/ контакт реле BQC2 -Всхеме упрощения и 
оВтоматики Выключателя B i-TZ (Tt),
2. ДлЯ контроля Включенного положения Вы
клю чателя И О-220 кВ резерВного транс
форматора Вместо Замы каю ицих контак
то в  реле КОС/ м о гу т цспользоВотьсяраз
мыкающие контакты  реле KQT1 или 8лок- 
-контакты  Выключателя.
А блок Вы бирается при конкретном про
ектировании.
Ц. Марки Вез скобок- для Вь/клю чотеля  
Ц 2 -Т 2 (т/ )> марки 8 скоВках-для Qt-\4z[Wi). 

Для ёыключателя 02 ПС „ ДВо блока *Вез 
питания со стороны СИ марка цепи 2t7 
меняется на 203.

& Марки £  скобках -р л л  Еы няю чатгля 03 ПС с пинюнием 
со стороны СИ.

t/нВ.Н?

И контр Рыбкина
Яыр гл \рн$кина D*£k 
рун  2р. вернццхоя 
Ст ином.

ПриВязОН:

2/07 -0 3 - 6 3 9  S9  э с
Схемы и НКУ управления и а В та та т ики траыс^ 
срормотор об /Ю -  2 20 к  В Л  С с y.opouj ен~ 
ными схемами.

Трансформатор Т/(т£)%

Цепи А6Р7. Упраёление и 
аВтоматика. Схема полная

Стадия Лист \ Листа В

Р П 5 1  |
Энгр го сетъ пуо е кт 

’ г. мосньа 
т о г

2 4 3 0 Э  -01 S 3  don up о В а л ; Ларам  он оба ф орм ат  A i
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(при  наличиидыхлю чателя  
или заи/ить/ линии)

J S L S H  55157)

Неис £
прав с»
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транс- 1
фор
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1 и
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„Указатель 
не поднят *

. чР
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Перечень аппарат уры
м а т
уста
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? Реляционно: 
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Х а р а к те р а :
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ш
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ЬS.
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SX2

/S
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KHZ
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&
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КСТ1

2S
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ш
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й аТм ^ Ь  1
п р
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18

кнч N N

, 800 и

П е р е ч е н ь  п о д п и с е й

Смлримеч. 1 /

Блочные
номер
аппарат

обознсче. 
кие по 
схеме

М е с то
н а дп и с и Т е к с т  н а д п и с и Приме’

чание

14 /СНГ В  р а м ке  

п о д

аппаратом

А П В

13 ш
Неисправность цепей 
оперативного то к а

49 Кнз П р у ж и н  о/ н е  за б е де ны  ■

18 Ки н
Р д т о м а т и К а  завода  ' , 
пан ахин о тк лю ч е н а

17 SX1 А П 8

16 SX2

Wf
(ф )

Следа о т  
аппарата А П В  В ы к л  1 ой л и н и и

Аля ПС
..Мости* с
Быктчаге- 
ляни буе* 
пяхтрроХц 
Ремонтнойллрен сосщ; 
PWHJE2S&. 
ряПС..Мос‘ 
тик "с биллю 
Мтшмнё
ЦКГСЛ ЛИНИЙ 
Н Ремонтной 
ПСрСншкай 
со стороны 
ЛИНИЙ

Ш
Щ

Род
аппаратом А П В  £ ь /к л. 2  0(2 ли н и и -

wt
на

Спрадаот
аппарата

А л з  ды кл. /°РЛи нии  
А Л  8  дм  к  л. 2 й и ли н и и

16 SX2
П ч

Следа о т  
аппарата АПВ ош иновки Т4

J9
т

под
аппаратом А П В  Ош иновки ТВ

ft
M l

Справа о т  
аппарата

АП8 ош инодки Т1

НОВ ошинодки Т2 -----------

Примечания

/. В  скобках ука за н о  заводское обозначение положении рукоятка  переклю чателя 

2. Рамки Р5 уста н а вли ва ю тся под р е ле  указательны м ц ц  переклю чателям и.

К  шинке

П е р е ч е н ь  а п п а р а ту р ы
£Л0ЧЧый На- 
мер аппарата

Позиционное 
обозначение 
по схеме

Н аим енование Ти п
Технической
характерно-

ти к а
kdc' Примечай

05 AKSI Пела подторного 
включения r РП В -О Г A 2° A 'J 4 L ^ г

08 Ш / реле пром еж уточное РП1В-Ч4 2208 ;  /А Г
02 k c c i То ж е РЛУ2-М91622 2208 Г

‘ "~ -* ™ —***

25 КС71 То оке Р П 18-14 220310.05С 4 3/0_____
15 ' KH f Р е ле  Ук а за те ль н о е ПЭУ//-30-5 -~ 4 А /

14,(3 К  И2, КНЗ То ж е РЭУ ft-21-5 -0 ,1  А 2

18 ' КН4 То ж е РЭ УН 'ЗО Т -0 ,0 2 5 8  ; 

2 2 0 3 ____

L
07 4а 2 Реле пром еж уточное РЛ18-7Ч / Ч/{ _

11 k i8 Та ж е РЛ/7- 54_ _ _ 22 0 8 _____ /

40,03 fg y j,k L v 2 То ж е Р Л /8 -7 4 _ 220В 2 т ____

12 k o i
Леле пром еж уточное ~ 
двнхфзаус/онмое Р П -8 2 2 0 8 _ /

25,24^____

01

K Q Q k Q C p

к о т /

Реле пром еж уточное  

7Ъ_же_____________ _
m i s - / ч _

РП/д-/Ч

_ 2 2 0 3__ _ ~2

J

! i I
J___ 

*

03 k ss / Р еле  с дв и га  до аз pejp/1-zos

РН-154/fSn

.
4008J 0 0 8 4

0 5 ,0 4 K vr, KV2 Пеле минимально гЪ
Нопроэкчм-’Я _ _ j4 g -ts o e J

19,20,21 R1.R2.R3 Р е зи с то р C5-3SB-S0 4 кОм ~3~

30.3132 RSLR6JVS__ То ж е €5-35625 3,9кОм 3

27 ___ R9____ ; То ж е €5-3580,5 / 0 м ~ У

28, 2 9 ..... R/B A fL То Ж €5358-/0 5, /кОм г

_22_, 23. . . H1ZR18._ То оке €5353-53 7 кдм
~~.....' 1

2

*7________ S X f___ Лер сплю  ч о т е л ь  
ррк.егпный___ net- is UcpJ_____ I

- - *  
2 i

— -!
IS 8X2 То оке п л 2 -1брнз U c n  1 L

I
—

— Рам  к о  д л я  н а д п и с и Р М 45
— I

!
— Рам ка д л я  н а д п и с и P S 8 См у<- И 2  I------г* -* . I

i , 
!

Схема Вы полнено на л и с т а х  66,57 |

И 0 7 -0 3 -5 3 Ч .8 Э 35

----— —

— — Схемы и НкУупрод^ечия и едтам отиха трегке -  
срорматород //0-220x8 для П С сипраисенным-и 
схемами.

Блок 5А гьг - SO aSmotoim. 
выкую чат еля * М остика "

CmcrŜ s Лист \ Лиспе/

НА ЛИ Гр.
w a rn  
рчк ер 
Cm ик лк

Ридлана

4 ^

l('£^ Р П 5 6
РиРгоуа 
Зф*мtat

— Схема полчая соединенииря- 
дод зажимов и о5^ий вид.

Энерсосс'гьпаое к т  
г. моек да

/Уйр г
2 x 3 0 3 - 0 1  6 3 Копировал рарюмокздя форм ою  А  2
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А

ЛЬ
Б

ом
 f

-

___ b j

J&,

K iv S JH

KL1
J Л1 TS3

6 <>
7 <>

S ‘ с
2 4 /о ]t

9 5
o —

17
o— —

/8

Tо -------- —
13 1 3

KLV5

o _ > ?
20

KLVS

l i p
* 0

/W  ; _A77

£2

£3

Цепи

9

KT2.

1 3

KH7 KTi

тС И О

•о»

3 2

пз ’in
,KLV6

11

9 77 ,12 13

m  K U

___ I
- Г -

! 14

ynp,о ц е н и л

' b  XT!
T v  13

L S -2 IL
11 13

IS

16

. . . . . . . . s p " 5  ,
28 3 ° s

y j «
23 30

3 5

^  KHS

"  1 \ 4 s i w \ f  35
4 6  

J'K H S

31

R1S
■ d >

32
Цепи 

сигнализации

- o-
< p K T f

36

42
37

П 13 39
1 > K T 2 _  _  

/7 /3 У<Э

К онтакт bi

OSuiuO Sad  

М асш таб M  f:f0

07 06 05 09 03 02 01

KU HLVSKLVS КП KTI KHS KH1
09

OS
SX3 0

KH7 43 Левая Боковина Правая SokoSu h Q К шинкам

¥t

3 0

95 46 Ф

47 43 Cb

,0 в l

Л2 so

Лъ 51 sa

1
1

1
1

1
1

Г---------

1

/? KHS: 3 28 j M.KQBU)
2 \ SX3--C1 KHS'-5 q2S

KTi h i ьзо
9 9 Kir-3 PIS 31
s i PIS 31 EH P.1
So СХЗ.Л1 33
7 ? KHG-4 31
89 KlvS-2 KHS-S 3S
3 KLV6:2 KTI-17 3S
to* KLVS:4 КТ2-Г7 37
JL± KLV6PT 38
12 j К L173 KTI: 19 39
13 9 KT2-13 40
14 6 KU'-11 41
/3? KTi: 13 42
16 b КГ2-13 HH6'-7 43
П XL VS IS m : 7 44
18 KLVS.1S w s
19 KLVS-1 Sib:€2 hlS
20 KLVS-1 b 47
21 SX3:d m
229 Sid Ж 999
23b KT2-3
24 stbiM f l
2S 4 45£
25 S3
27 64

1
______ 1

i
L .... J

I
L

1
— 1

1
___ ____- J

блочный HCH?f 
аппарата

Позиционное 
обозначение 
no схеме Наименование Тип

Техническая
Характерис

тика
К-во Примечай

07 K U Реле грсмеаниточноб 
бкихпб.ъииионное Р П -Н 2208 1

09. 03 KTI. K T2 Реле Времени РВ-01 220В; 0 МО с 2

0 6 .0 5 KLVSKLV6 Реле прсмеокрто чное Рл/8-74 2283 2 4 /5 ____
0 2 .0 1 KHS. KH7 Реле у к а з а те ль  н о с Р Ш -3 0 -5 - 0,0 2 5 2

08 PiS Резистор 05-358-25 $9к0м 1

0 9 SX3
П&реклю чртель 
пёкетнь/й 081-15

-'"V---------------
Осло п н  1 / j

— Рамка д л я  подписи Рм S
\

— Ромка д л я  надписи Р Б J См прим 1

Перечень н а д п и с е й

блочный
номер
алпората

Рмицион. 
ободночек 
по схеме

М есто
надписи Т е к с т  надписи

Приме
чание

02 К Н 5 8  рам ке  
под

аппаратом

Линия W1 отключена
АВР Вы клю чателя  ~ мостика “

O f КН7
Линия W2 отклю чена
А8Р бй/ключателя . мостика ‘

09 SX3
АЯР В ы к л ю ч а те л я  м о с ти к а  * 
введено

П р и м е ч а н и я :

1. Р о м к и  Р Б  и с т а н  а  о ли в о ю  т с р  под  р е л е  у к а з а те л ь н ы м и  
и  л е р е к л ю  ч о т г л я м и .

- —

— —

НКонтр лыВхина

1
!

Нач.ЛТП РкВхина ft 'ЦК
РЖ~2р- 
Cm инок

Верницкая
ЛУкйякоВк.

4 0 7 -0 3 -5 3 4 8 9  ЭС
Схемы и HAH управлениял и  а к то м а ти х и  
тоанссрормсгтоЬав 110-220x8 ПС с 
уЬроиЦенными' схемами, ____________
Бл о к 5А -26390 А-ВР бы- \cmux4 ПистУлйсмб. 
Клю ч о т е л  я „ мо с т и х а

РП 5 3

21/309-01 65

Схеморолнар t соединений
р я да б doofeuMoSuодн о й Sud.̂  ' й зн зг

Копи со Вал : Ларам о но $4 ф ер м а т А2
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А
ль

&
о

л?
 /

Общий Вид

Масштаб 1-/0

!

Перечень надписей
Блочный
номер
аппарата

Оозицион.
оБознаш
аосхеме

Место
надписи Те к ст подписи It

03 КМ Врамке.
РоЬЪто заш иты  
минимального напряжения

03 КН2
под

Л/7Л АЛЛ/П л А. Р а б о та  А в Р Г

10 SACI
VJ{f/ uDUftiOfH

Перекл/С уа те лб  ёыёодо АВРТ

Ряды Замсимаё Блоке.

ЛеВаЯ БокоВина
к  шпикпМ ------------------- ,

-------------- Г н

------ — — Т Т
— —

K V 3 : T
-------- 2 К м Х Г

— —
3 K V3 :S T
4

— .— ~ SACl-T~

------------ ш
То sv u c rjl

-—
— Т б

9 S A C iH
10 SACVf
и 6 Act-2

■------- - Щ . KU0--3

—— -

/зЪ
~~ Т у б
' “ / г K lS -3

_______ - -—

1S /CL 4: IS
11 KLS-fS

Ж KLS-7S

. 3 3 - 3 —
1,9 K T 2 :f
20

-—

Т г Г KLVtS
21
139 KH2‘ 3

"~...^
щ . ш -s

- ZS6
Щ KHC8

—

?sM KH2-8

— -

23 К Н П
\30 kk'2-7
31 № ■ 1 7
32 Ж Ш З П

— 33 KLW-S
34 KUO-1
3S KLT-6

-----------:
— -

36
37

~ Ж Г -$ ~

33
33
V0

„ --------
— 41

H I
____ Ш __

Л р аВ ая SqkoBuhq

т--------------------------- -
I

I
I

SACt-f( 943
6 44

SACl-fS 9 40
640

SACI-/9 0 47
648

KLT-1 43
KL7:2 SO
KL7-S S!
KTf: 11 32
KL1-S S3
KL2:S SV
KL2-S SS
Kcf:f SO
KLf:S 37
far-2 SS

S3
KU-3 so
kLC-8 Sf
№ 4 02
К LI: 4 S3
KLS-4 SV
KLS-4 es
KTf: 19 ss
KL 1:1 о Б7

668
K13:3 S3
XL 2:7 970

67/
KL3:4 72
K12-8 Q 73

674
KL3:1 7S
KL2-1 76
SACl-fO 77
K12-2 76
SACt:1H 79
KUO-2 So
KUO: 4 Sf
klw-h 82
kuo'-13 83
KUO-12 84
KL10:14 SS

П е р е ч е н ь  а п п а р а т ар ы j
Блочный но
мер annapo- 

' ma

Позиционное, 
обозначение, 
no схеме

Наименование Тил
Техническая
xcpokmepucs

тока
к до Промена»

09.08 M l. KH2 Реле указат ельное РЭУН'30-5 -0 ,0 2 5 А 2

04.03 Щ  KLZ Реле промежут очное РП18'7У 2203 2 4/1

02.01 ш  m То оке P17/8-7Y 220В 2 4/1

16. /5.14 KLHMS.KLS Та ок£ P/11S * /У 2208 3 4/2

a RUO Та о/се PHIS-(Ч 2208 1 4 /2

13.12 КТ1, KT2 реле Врем ени Р 8 -0 i 220В 2

07. OS KYI, KV2
реле максимального 

напряжения рИ'132/т 1 5 -БОВ 2

OS KV3
Реле минимального 
напряжения РН-15Ч/180 40Т  ISOв 1

ID SACI
Переключатель 

‘малоеоБоритныи ПКУЗ'12-WS ) \

17,48 R1.RI Резист ор CS-35B40 6,8*0м 2 -

— —
Ромка для надписи PS 3 См поим 1

— — рам  к о  для надписи PM 73

Прим е чонор:

1. Р о м к и  д л я  п о д п и с и  Р Б  устаноВ лиёсгю тся над реле 
у к о зо те л  ьнб/ми ц  переклюй отелям  и.

Схема Выполнена но листах S3,60

------------ :—
4 0 7 -  0 3 -5 3 4 .  8 9  3 0

Схемы и НкУ управления и а В то м а ти к и  
трансформатор /10'220кЗ Л  С с ипрощен- 
ными схемами.
Бл о к  6А 264 -9 0  АЗРТ Стадш Лист jTucmoS

Нконтр
Кач.лгй.

Ст.инан.

РыВнина
Ркдкнна..
б&аниякаа
ШШкд/к

ж H.fj-h РП 59
схема полная, соединений 

рядоВзажимоВи общий Вид.
Энергосеть::а л е н т  

Г  г. маенУа 
/ЗЗйг

2^303-01 6 0  КолироВЬл: Парам o.taBa Ф орм ат AZ
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К

&г

КV/

о KV3

а

kVZ 

& Цепи

Напряжения

Цепи

оперсгтиё- 

ного тока

Цепи

сигнали

зации

0 — Яг-
44 43

SACZ
1ST

\ Ц - Т

к  и

46 45 IS

6АС%
| за

S6

SACi

F — j  T i
57

/ Л so

У ' И - 0
В!

]80i _______ _ Л
48 47 /3 •  j я г - 2

&
S3

49

_  ■ Щ - 'Ш - #  *  г Ъ '* Г\5/ 5 7 2 V fs
к и

И Й

& --------у ..... ______ ___ _-0-

" t s a «
4* ^

'/Ci3 ^  ^
7  з~ ~ м

0 -
55

SACI

Р ~
54

Л А^2

Ц > л з4 3 14

Т*ЙГ*~*
2 5 £>

„  X п1 176 t 3  3 /0 77
кио

80 2 У 8Г 82

.....  . Л
Z7

С
* J * * 2______ / л ____

23 31

28 8 7 30

5 7 ’75
км2

75 2 4 13

О

\8Ь! t /У 79
кио

H -/Y  J }
^ 5 7 2

--------------------О О
/7 /5 32 33

35

5 7 j y

Х ' - Ш - о
3 66  8

С хем а В ы п о л н е н а  н о  лист ах 5 9 ,6 0

Контакты

Н.контр
Havjffn
РУК.ёр :  
Cm инэн.

j&r.
Рыбкина 
Рь/£*ина 
ВернейксА К*м/ - 
й а ш н зЖ Щ ф

'Ш к л%

4 0 1 - О Ъ - 5 3 4  8 9  Э С
Схемы и НКН упраКлениВ и а в т о м а т и к и  
транс Форм атдраб /fО-220x8 ПС с упрощ ен
ными схемами, _____  __ ...

Стадах Рост ЛастЦ ,Блок БАСЫгЭО А8РТ%

__ Схема полноpt саединенш
_оядоо зажима £и общий био

2Ш9-of (6•/)

Р П SO
Энергосетьпроек г

'  Г. M acks а  
/неj r

'-popmcfm Р,
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Вбод 6 -Ю  кВ 
трансформатора

УТЕ
TV I

А X В 601

С601

+mi . т  ели
11701 у ,  S F I 55/ п  ■ Ж  г т I № “спРа(>

— 7 U r ^ f c=3—  Я

3 5
_ / Лля ПС без обслу

жибающего персонала

Неиспраб-
ностЬ
репей

напряже
ния §

Сигнальная
!
§

лампа
, Указа |
тель не &
поднят"

Н А

SFI
А 601 ^  у

х a
А 602

-* > B60f

С602

~Рёле Kom iтропя 
:ения 

щателя 
6 -  ЮяВ

л.напряжения
бЫкМЧс
Ж

Реле контроля 
напряжения 

бьтюиателя 
6 -Ю  мВ

Реле кантрояя 
синхронизма и 
реле напряжная 
бб/ключ.ДЗ'35 н&

Перечень аппаратуры
Место
уста-
нобли

Позиционное 
обозначение 

по схеме
Наименование Тип

Техническая
харатерисг. КЛо Примечал

§ s

э .

При напряжении оператибного то н а , В 220 НО

SF1 выключатель
абтоматичеснии АЛ5СБ-2МТ Jn.p.c 2,5A 1

K H f Реле у пазательное № № -Ш OJA 1

н ш ^ъ
. 1 г 1 АС-220 2208 /

Лампа сигнальная Ц  220-Ю 10 В т -
/

PH НО -8 — ной
M XL

R1 Резистор ПЭ8-25 3,9/Юм 2нОм 1
R2 То асе ЫОм 5С0 Ом f

т JLuod кремниевый НД-202А т в .0 ,7 А 1 Ч

Инб.М*-

ПрибЩ!■ Нмонтр
Щ Ш
Рун груп 
О/п.инж

РыШша
Ры&нинр
берницнф
ЯдшоЬсГ

4 0 7  '0 3  -  5 3 4 .8 9  -  3G
Схемы и Н К) управления и абтоматики 
трансформаторов 1Ю~220н& для ПС с 
упрощенными схемами __________
Трансформатор J !  ’(„ T 2 ’j

Трансформатор напряжения 
гв -/йнв на Ободе.

Схема полная.

'Стадия

РП

Т т т

е/

ТиСТпоТ

Знержетьппоент
Г  г. МйснЫз

Ш д'
Нолиробая Жхмр Формат А 2

Типовые материалы для проектирования 407-03-534.89

http://files.stroyinf.ru/Index2/1/4293791/4293791655.htm

