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¥ерп?ежи основного xом/7лехта марки Э/7
ЭР-/. / г  / . / / /Общ ие данные 5+/S
ЭР-2 Уотаноёка трансформатора 7М-25/&-/0 /6
Э/7-3 ё/станодха трансформатора тм-Ро/оно. /7
Э/7-4 ё/станоёха трансформатора 7М-бз/б-/0 /3
Э/7-S ё/стансёка трансформатора 7Н-/00/б-/ё /9
Э/7-6 ё/станоёка трансформатора 7Л/-/6//6 -75 20
3/7-7 ё/станоёка трансформатора 7//-250/6-/0 2/
ЭЛ-ё ё/станоёка трансформатора 7М-4оф-/о. 22
3/7-9 ё/станоёка трансформатора 7М-бЗо/б-/9. 23
ЗП-/Э ё/станоёка трансформатора 7М-7000/е-70 24
Э/7-f/ Л/еталлииескии шхер сил/мноа сборкой О/кё.

Тип I. 25
ЭЛ-/2 Металли/ескии шкаф с и/инмои сборкой 0,4x8.

Тип 1. 26
3/7-/3 ё/станоёка заземеяющего реактора

Р34СОМ- //5 /69/, .27
Э/7-/// рстаноёка заземляющего реактора

РЗДОО//- /90//ОУ/ 2S
3/7-/S Устаноёка эаземАЯЮщего реактора

Р З /сом -эзо /зз / 29
Э/7-/6 Устаноёка заземляющего реактора

Р34С0А/-390//0У/ 30
Э/7-/7 Устаноёка заземляющего реактора

Р34С0А/- Y90/6 У/. 3 /

/ 2 3  j
Э/7-/6 Устаноёка заземляющего реактора

РЗДСОМ - 7S0/t09f. 32 _  (
3/7-/9 Устаноёка заземляющего реактора

Р34ООМ-920/65/ 33 _
3/7-20 Устаноёка заземляющегореал тора

Р34СОЛ/- /52О//0У/. _ЗР _
Э/7-2/ Устаноёка заземляющего реактора

Р34 С О //- 3/0/35У/. 35 _
3/7-22 /стане ёха  заземляющ его оеахтоаа

Р3400М -620/35У/. ! 36
ЭН-23 ё/станоёха заземляющего реактора ;

Р34СОМ- /24о/35У/. " Г  37
3/7-24 ё/станоёха однополюсного разъединителя

t~ - ~

РН43-/бтЗб/йХ)У/сприёодом /7Р-У/на опоре 07-/7. 36
Э/7-25 &1?1*$1

РУ43-2-35//йООУ/споиёодомЯР-У/на опоре ОГ-/6. 33
Э/7-26 Устаноёка однополюсного разъединителя i

РШЗ-(/д2}35//ОООУ/ о приводом HP-У/на 1

опорах 07- /7  и  /5. Узлы.
3/7-27 Устаноёка спорных изолятороё Сни/-35-2ооо-7

_

и //ОС-35-5001У / на опоре 07-/9. 4/
Э/7'28 /Сомпоноёкаузла заземляющих оеахтороё с

трансформаторами у  ЗРУ. Сдщииёидореахто-
р0ниРЗА&М-/фУ/,Р34С0Н-23О/бУ/,Р34С0И-/90//0У1

РЗДСйН-ЗёО/т/ Вариант!. /2
Э/7-29 бомлоноёкаузла заземляющихреахтороёстранс-

форматорами у  ЗРУ Общий ёидс реакторами
Р34СОннфу/,Р34сон-2зо/бУ1'3 Р34СОМ -/со/ох/,
РЗА СОМ-330//оу/. вариант J 43
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ЭЛ-ЗЭ Конлоноскаузла заземлл^ои/ихреахтосс/стуанс-

фоона/пооани у  ЗРУ. ОВщии PuS с реохторамц
Р34ССУ-4£С/бУ/.РЗП20Н220/бУ/,РЗрСОН-760//ОУ/.
Вариант Z 44

ЭП-3'f Танге. Вариант  J . 45
ЭП-32 /Сонлоноёхаузла зазенля/осцихргахтораёс транс

ф оуналю раниу ЗОУ. 5Zuy/u РиВсреахторон
РЗДСОМ- /520//О  У/. 46

ЭП-33 КонлоноРхаузла зазенхя/оирхреохтсроРс трансу?
наторена у  КРУ У со от ораны быхлм? уателя. ОВгуиб
ёиб с реахторами РЗрсОН-ну/бУ/РЗрсон-ЯЗо/бУ/,
РЗМС0Н-42о//т. РЗ/1С2Н-380//0У/. Вариант I . 47

эп-?4 Тоже. Вариант J . 43
3/7-35 КонлоноРха узла заземля&сцихреахтсроРсарене-

форнатораниуКРУНсо стороны коридораоВаужь
Рания. ОВщии Риде реахторамиРЗОеон- Н5/6У/,
РЗАС0̂ 330/5У/,Р34СОУ-/30//ОУ//РЗРООЛ/-320//ОУ/.
Вариант I . 43

ЭЛ-36 Т оле. Вариант Т 50
3/7-37 /СомлоноРхаузлазазензЯжщихреахтороРстранс.

форнатораниуКРУНсо стираны ёыхл/сиате-
ля. ОВщии РиВс реасторани РЗдеон- УбО/бУ/
РЗДСОН-220/6У/, Р3400Н- 76С//ОУ/ В ариант !, 5 /

Э/7-36 То же. Вариант 4 . 52
ЭП-33 КонлоноРха У&яозаземлякяишхреихт&сРстяакабол

на/пораниуКРУУсо стороны холиВорооОолижиРонаА
ВРщии ёиР с реахторани Р зрсо//- Убо/бУ/_,
Р34С0Н-32й/5У/,Р34СОН-7бо/0У/. Вариант I , 53

Э'7-40 Тоже. Вариант Ж. 54

я

I
/ 2 а !

ЗЛ -4/ КонлоноРха узла оаногоР32С6Н-3/о/35У4и62о/35У7
------j

на /7С с теансаЗоРнотооани //О кЗ наикное/лыо
6о £М  25/46./?. План. 55

9/7-42 Тоже. Разрезы. те .
3/7-43 КонлоноРха узла ВРщ РЗ/?60Л4-3/б/з5У/и620/&У

на /7С с трансфорнатсрсни //<5x5 нощ#астем>
53  4 25*43-0- П лан. 57

9/7-44 Тоже. Р азрезы . 52
9/7-45 КонлоноРха излаоВного РЗ/?С5//-/2У5/35У/

на  /7С с трансформаторами НОхЗ нощ н-' 'тьч
£.34 25/43-0. План. 52

so3/7-49 Тоже. Разрезы .
3/7-47 КонлоноРха узла  бРух Р 34С 0//- /24о/35У /

на ПС е тоаносбоонатооами //5 x3  намноежбх
5 3  г- 2 5  НЗ -О. План. 6 /

3/7-43 Тоже. Разрезы . 62
3/7-43 КонлоноРха узах оВногоРЗЛ/ЪН*. /)к у  VJ55*

на ПСе тоанеВооналюрам/П5/сЗ нолцностз/о
40430/43.0 . План. 63

3/7-50 Тоже. Разрезы . 64
3/7-54 КонлоноРха изла ОРих РЗЛСОН-з/о/з5У4и £2о/з5У4

на ПС с трансформаторами //ВхЗмосиноатыс
404Р 0//8  О. П лан. 65

3/7-52 Тож е. Разрезы. 66
3/7-53 КонлоноРха узла одного P3JCO.н - /2 /0 /3 5  У /

на /7С с тоансобоомотоооми //5 x3  нощност&х
АОгЗОНЗ-О. План. 67

3/7-54 Тоже. Разрезы. 62
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/ 2 3
.9/7 -55 КомпоноЗка узла  дёух РЗрСО.м- /24й/з59/

на ЯСс тоансоЬарма/ъорами //9x8мощно-
стью 40 г  80 Я ЗА. Ялан. 69

ЭЯ-56 Тоже. Развезе/. 70
ОЯЗ/ КомлоноЗха изла одного P3JCOM- 3/о/з5У/и

620/35У/ на ЯСе трансформалюроми220x3.
Ялам 7/

ЭЯ-58 Тоже. Разрезе/. 72
ЭЯ-59 КомяоноВха ум а  и£ух РЗрсОМ-3/о/з59/ и

620/35У'/на ЯСо трансформаторами220x8.
Ялам. 73

ЭЯ-69 Тоже. Разрезе/ 74
ЭЯ -6/ /Фмлоно&ха узла одного РЗАСом- /2до/з59/

на ЯС с трансформаторами 220x8. Ялам- 75
-62. \$Й1£

76
ЭЯ-63 КомяоноВха узла ддих РЗАСОМ * /24о/з5У/

на ЯСс трансформаторами 220x8. Ялам. 77
ЭЯ-б4 11Ч\£

78
ЭЯ-65 Устано&ха опорных изо/я/поводОМ/У-352000-1

v  РОС-35-50025/на металлическоймаохемх/. 7S
ЭЯ-66 Устаноёхатрансформатора ТМ-250/бУ0 для

лсЗкл/о чения заземля/ои/ его реактора. 80

/ 2 3
ЭЯ -$7 Ус/таноЗха трансОармотора 7М-4о/фб -/О д<л

подключения заземляющего реахлюра 3/ 1,
ЭЯ-68 УстиноЗха трансфорналуора 7/У-630/б~/09ля

— подключения заземляющего реактора 82 1
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Э Л Я -М /с-007 Марка М /с/ Г * 
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Ведомость рабочих чертежей основного котлета марка ЭЛ

Лист j Наименование - - - - - - - - - - - - 1
Лронечание,

/ 2 3

1J + 1.11
г

Общие данные
Устанобка трансформатора ТМ-25/б-ВО

3 Уста неока трансформатора ГМ -40/6 -ВО
4 Устанобка трансформатора 7М -63/6 - ВО
5 Устанобка трансформатора ТМ -т /б  ВО
6 Устанобка трансформатора 7/1450/6-ВО

7 Устанобка трансформатора ТМ-250/6-ВО

8 Устанобка трансформатора 7М -Ш /6- ВО

9 Устанобка трансформатора 7М-630/6-ВО
Ю Устанобка трансформатора 7М-В000/6-В0
Н Металлический шкаф с  шинной сборкой 0,4кВ Ju n I
12 Металлический шкаф с шинной сборкой 0,4кВ .Тил I
13 Устанобка заземляющего реактора РЗдеом  -  т /вУ  1

14 Устанобка заземляющего реактора Рж ом чэо/Ю У1

15 Устанобка заземляющего реактора РздсоМ'230/бУ1
16 Устанобка заземляющего реактора Рздсом-380/ВОУ1
17 Установка заземляющего реактора РЗДСОМ-Ш/ещ

18 Устанобка заземляющего реактора Рздсоп - 750/toyf

“  19 Устанобка заземляющего реактора Родсом- 820{/5УВ
80 Устанобка заземляющего реактора ш сом -т о /вш

Удостоверяю, что проект соответствует действующим норнам 
и протам, а  эксплуатация сооружении с пожароопоснб/м а  
Взрывоопасным характером производства безопасна при соб
людении предусмотренных проектом мероприятий.

Главный инженер проекта jt I ПиВенЬ

4 0 7 *  3 0 - З З Щ  э п

1 2 3
г\ Устанобка заземляющего реактора Рздсоп-ЗВ0/35УВ
22 Устанобка заземляющего реактора Рздсом- 6го/35у  В
23 Устанобка заземляющего реактораРЗДсомуг40/35У/
24 Устанобка однополюсного разъединителя рндз-В5-35/воолув

слрибодом ПР-УВ н а  опоре 07-17

25 Устанобка однополюсного разъединителя РНДЗ-2 -3S/ioeoyi
с  прибодом ЛР-УВ ни опоре 07' 18

26 Устанобка однополюсногоразъединителя Рндз/вб.г/зб/вдоош

с  прибодом ЛР -У! но опорах от 17 и  18. Узлы
27 Устанобка опорнЬгх изоляторовонш-зб-гооохи uacsssodiai

!
на опоре 07-/У I

28 Компоновка узла заземляющих реакторобс трансформа-
торами и  ЗЛУ, Общий биде реакторами рздсом-ВВ5/6УВ.

РЗДС0М'230/т.тС0М-В90/В0УВ.ЛЗДС0Н'360/В0УВ: бораант1

29 Тож е .  Вариант I
30 Компоновка узла заземляющих реактороб стриларормато-

рами УЗЛУ. Общий бид с  реакторами РЗДСт ш М ч,
РЗДС0М-920/6УВ,  РЗДСОМ- 760/10У1. Вариант1

31 Тож е. Вариант I
32 Компонобка узла заземляющих реактороб с  трансфор-

моторами у  ЗЛУ. Общий бид с  реакт ором
рзд со м ■ im / m i

штижшиштхшяшт 
шь'<ш  1 нш т ж  и д

собственных нужд и  дугогосящих котишек
С т а д и я  Ласт

1.1

э н е л г о се т т о т
Западное отделение 
Лем

Копировал Cbtob— ФоонатЛЗ
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Лист Т/аиМеНО£аН1/£ ffa/HevaHue

/ 2 в
33 ХЬмлоноЗхаузлазазен̂ е/ощихреахторсЗс /т̂ансфорна-

торам у  ХРУУ со стором/ Зе/хл/очстеле. ОУщииАиРс
Р£ахторамиРиса/.//5/бУ//р̂ са̂ 230/бУ/,Р34СОл/‘/ео//0‘//
Р34С0М-330//0Л вариант J

3* Тоже вариант Ж.
3S Комлонсёхаузлаза/емлнн/щихреахтррЖстрт/сфор-

мааюрамиу ХРУУсо стороне/ хоривора сЗслужиЗамоя
fifiquu £и3с реакторами Р34са//‘//5/бУ/,Р34С0М-23о/2У/,
Р34СОН-/м//0У/, Р34ООМ-330//0У/. вариант, J.

36 То /се. Вариант Ж.
37 Компоно£хауз)азаземляющихреахтороЗстрансфорАххтх

раниу КРУ#со стороне/Змхлюуатею. УвщииРиУсреох-
торамиР34СОЛР4£2/2У/,РЗМСйМ-22У/бУ/гРЗАСОМ-76У//ОУ/
Вариант I.

33 Тоже, вариант Ж.
33 ~онс1еаузлазс/земля/ощихреахпх/рФотра/хфорнаюор&А

уХРУИсо стороне/ хоривора обслуживания УЗщииЗивсрейх
торамиР34С0М-¥20/бУ/,Р34сом>52о/2У/,РЗАСУ7/-75У//ш
вариант Ж.

л Тонге, вариант!.
4/ КомлоноХкаузла оЗ/оео Р34СОМ-3/ф5У/и £22/з5У7на/7С

с трансформаторами //0x3 мощносл/е/о 6,3r2S/№P Ллан.
4га Тоже. Разрезе/

/ 2 3
43 КомлоноЗха узла УЗух Р34С0М-3/и/з5У/ и 32/̂ 352/на/7С

Странсфюрматорани//0х3 мощностей/ 6^257/8/7. /Z/ан,
44 Тоже Разрезе/.
4S Комлоно£кауз/гао8ногоР34СОМУ24Р/з5У/на/72сл>ронсвоА-

моторами //О^З мощносте/о 6,3-257/3 У  Ллан
42 Тоже Разрезе/.
47 Лсмлоно£хаузла в£ух Р34УУМ-/2Ро/з5У/на УС о трансфер-

мат орана //5x3 мощностей/ 6,3-25М8Л./7лан
43 Тоже. Разрезе/
43 ЖамлоноВха/узла одного РЗАсОА/-з/о/з5У/и52о/з5У/наЛС

С трансформаторами//УхЗ мощностях/ РУгУУмрл /7лан.
50 Тоже Разрезе/
5/ КЬмлоно£хаузла8£ухР34СУМ'3/У/зУУ/и82У/з5У/наЛС

с трансформаторами //УхЗ мощностей? 4б-ЗУмЗЛ/7лан
52 Тоже Разрезе/
53 Комлоно&ха узла овмого Р34СУЛ/-/24о/з5У/ на /7Сс

трансформаторами //УхЗ мощностей? 4У-УУМ8РДк?н
54 Тоже. Разрезе/.
55 КомлоноВха узла ЗВух Р3460М- /24о/з5У/ на /7С с

трансформаторами //УкЗ мощностей/ 40-ЗУмзл./Z/ан
52 Тоже Разрезе/
57 КомлоноВха узла одного Р34С2М'3/У/35У/и 62У/35У/

на/7С с трансформаторами 220x3 /7лан.
53 7оже. Разрезе/

ty07m3 0 *  3 3 i  %Ъ Э77̂ /7раУолнсение̂
Колцоо£0Л‘ У~~у4, ферлллп АЗ

сргб-е/



Jji/CT' Т/аимемойамие Рримечание

/ 2 3
59 КсмаомоЗка узла  2£ух ^З^С О М -З/о/зб^и 6 2 о /з5 ///ми /7С

с трансформаторами 22/?хЛ  Длин-rjLJ То*:?- Разрезы
в / КЪмломойха узла одного Р2ЦС0М-/2У£ 3̂5У/ма/ЗСст/>сАе-

форматорами 2 2 0  кЗ. /Тлан-
£2 Толпе- Р азрезы
63 Комлонойха изладйих РЗбСОМ- /бР о/збУ /на /7Сстрахе-

Форматорами 220x3- /7лам.
69 То ж . Р азрезы
65 Устомойха апормь/х изоллт орой Oh/P-35 ’2000 б  и

2DC -35-5001У / на мет алличбехои марке М/С/
66 Устинаёха трансформатора ТМ-25О/Й-/0 длр лодхлюне-!§

‘ <Ь

J

67 УстаноЙка тоамсфермотооа лу-4'00/Й-/ОУлр /ьсУключе-
мир заземляющего реактора.

63 Устамоёха трачср£юручатооа 7М-£3//Й-/РУлл лабхлюче
мир заземляющего реактора.

i

7
Ведомость ссшочмь/х а  прилагаемых бохумемтой

Обозначение Майме мойамие Tpi/ме УСГМС/О

0еь/лочмь/е документы
407-0- /34, альбом м. ОРУ35к3 f  на УмифоуироЙаннь/х

.

хомструкцирх)
.. .

/7рилагаемь/е документы
Э/7/f-AfK-OO/ Марка М/С-/

Ведомость осмоймь/х хомале/стойрабочих чертежес/

О б о зн а чен и е М айне н о  йам ие /fauMcyaMue

Устамоёха тоамсФаома
тороЗ соботйеммь/х н у х б  о  Оугогаср-
щ ах кот уа/ех.

2 /7 Э лелапрот ехмаиескар част ь М льбомТ
PC С т аоат ел£,мар часть РльбомЖ"

* * 0 7 - 3 0 - 3 3 1 . 8 3
fottupofcr*.' / м / .

^ £ 2
/3

p^Aw/t* 7 Т
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Пояснительная

/. В ёед ен и е

Типоёые проектные решения м Устанобка транс-
форьматороВ собственных нужби бугогасящих катушек'разработка, 
мы Себеро-Западным отбелемием х/нститута „Энергосетьнроехт по 
плану типоВых работ Госстроя СССР на/982г(лоз,Ш.6.2б)о я£ля/ст- 
ся корректироВкои одноименногопроекта 407-0-/55(9269тн)бб/пуска 
/976 года.

& работ е приведены типоВые чертеж и наруж ной уст анодки 
трансформаторы лбст Веннь/х нужд(транефорнаторб(мощностыо 25*1- 
/000x3-9 с Высшим напряж ением 6 -/0x3  г/ заземляю щ их дугогасящ их 
реахт ороё (реакт оры) ступенчатого регулирования т ипа Р 34С 0// акт- 
пряж ением 6 ,/0 ,3 5 x3 , а  т оннее элем ент ов ком поноВ киузла^зозен- 
ляю щ иб реакт ор - т рансформат ор 7

Указанные чертежи разработ аны  применит ельно к  оборудоВа- 
маю, Выпускаемому серийно от ечест венными заВодами ВсоотЗапстВш 
с ГОСТ /2022-76и  //920-7з(прансф ормат оры  трехфазные силоВые мас
ляные общего назначения) а  такж е ГОСТ/$470-74(реакторынасляные 
зь*й,*ляю щ ие дугогасяи/аф ипредусмот ренному ном енклат урам и со
от вет ст вую щ их зоЗодоЗ на /992г.

Кроме того, приразработке проектауттень/изменемия̂Вмесен- 
нь/е со Времени Выпуска предыдущей редакциипроекта 3 ВысекоЗсиып-

же рекомендации проектных подразделении Эмергосеть/роектаиспрои- 
тельмо*/
рассмат риваемы х реш ении.

? -------------------------------------
ном,

бует специального обоснования.

записка
£  работе не рассматривать реакторы с  плодны м  регулированием, 

ллк. В настоящее Время они не Выпускаются сериищ а, изготаёлиВаемьм 
В ограниченном количест ве мастерскими хехол?орб/х энергосистем

ном для cioeu системы.
Кроме того, конструкции этих реактороЗ'не унифицированы, что 

исключает Возможность типизироЗать ихустаноЗху. £  сЗяео с .*№*>

отёетстВующими знергосистемани либо отбелениямцобслуж иВомщо 
ми эт и районы, по аналогии с  реш ениям и банной /заботы.

нонраспа/охеннын не Выше /000м надуроВнем норя с waned атмосферой- и 

обычными полеВыни загрязнениями(борубоВарие ffunamoveexmo исполне- 
Ht/Я, ̂ категории,,/"ло /ОСТ/3/50-69, с изоляцией категорииe9l). /7оброб#ыехр/зих- 

Л7к

ется В соотВетстёии с рекоменбациями лроехта организацшетроителп 
сл)Ва,&
и не требует дополнительных указание/.

был /роВебен детальные/ патентный поиск, а  также отсутеюВие Впро
екте каких-либо дополнительных патентоспособных реш аяасрроВгрхо 
на патентную чистоту применительно к  банному избанию  не проВоби 
лась о потентных/ формуляр не сост авлялся.

4 0 7 - 3 0 - 3 3 1 . 8 3  э л /npoSiуолжемие/
ЯЬе/п
А4

СрХГЗ,



I2. Понструктивньлг реш енияуст ановки оборудования. 
Высота уст авка трансформаторов и  реакторов принята в  

соответствии с требованиями f/F -2  6 6  /7УЭ-76. Призтом,учиты- 
в&*} что рассматриваемые в  работе элементы предназнача/отсядл* 
ffCf сооримгоеных no типовым проекты/* решениям, опор**# коматруж. 
ции под трансформаторы о реакторы примяты по аналогии с ало. 
речи под другое высоковольтное оборудование типовых СРб из 
железобетонных свай или стоек ( £  зависимости от грунтовых 
условий).

Трансформаторы мощностью до 2б0кв. А включительно иреак- 
торы напряжением 6-//7кЗ уст анавливают ся на одной сваеТстайке), 
с трансформаторы мощностью йдб г  /ООО кв. Р о  реакторы 35/с£- 
- но двух

Г7од трансформаторами мощностью /йЮдквРи реакторами 
мощностью /520кв.дf /Окд) с//дйбкд.Р (б5кв); £  связи с  тем, что 
количество содержащегося S них наела превышает /дддхг^еду. 
с но трены незаглудленные маслоприеммики £ соот вет ст вии с 
§  И  '2  ’ 70, ПУЭ-76.

При необходимости запень/ранееустановленного трюнсформа- 
тора мощностью 250кв.Ана й0дхЗ.Р, последний допускается устанавли
вать на имеющееся основание из однойсваи(стойко)сизмемепием 
лишь верхней опорной металлической марки.

Крепление всех трансформаторовиреакторовк верхпимапцоным 
маркам принято болтовым. Такое решение /редусматрибаетсяп 2./2.2  

ГОСТ 72022-74 на трансформаторы мощностью от 25 до бЗОкЗ.Р 
включительно ираспространено для всех остальных аппаратов(суче- 
тон снятия катков в  случае их поставки заводом), г-к. оно одеспе- 
чивает долее качественное закрепление аппарата н а  опоре, чем/ри 
Катковой установке, и  упрощ ает  опорную конструкцию.

Разделка питающих коде лей 6-/дкб,у  тринсформатарсв 
осуществляется в  муфтах наруж ной уст ановки заводского изго
товления типа кни. Соединение н у  р т е  вы водами /транс
форматоров принято алюминиевыми шинами

& связи с тем, что отечественной промышленностью/& вы
пускаются специальмь/е н у  рт ы  на /7,6x6 наружной уст ановкупры  
ектом принята сухая разделка стходящих^аттрансфюрмапхровс.н.) 
кобелей о, йкв в  специальных ш карах с шиннойсборкой, позволяющих 
присоединить дЬ шести кабелей в  зависимости от мощности тусгне- 
форматора.

В  проекте приведены два т ипа т акого ш кора «* для т ранс- 

форматоров мощностью до /60кв. Р  и  мощ ност ью  2б/7т /ООО к6. Р .

В  первом случае соединение шиннойсборки с  выводами нм/г,/?#,ре
форматора осуществляется гибкими изолированными прсводамц а  & 
втором - шинами прямоугольного сечения (см. листы $Л-Ни /2).

Шкафы разработаные использованием металлоконструкции 
стандартного силового ш кора типа ШС-2рзготавлибагмЬ1х заводами 
трестовПгавэлектрононталкр М и н э н е р г о  С С С Р  и проб 
назначены для подвески на опоре непосредствемчоу трансформаторов.

Для вывода ошиновки в  и/карах со стороны трансформаторов 
выполняется проем размером 7/SCx/sC мм, закрь/ваемый гет и> 
наксовой доской с отверстиями для ои/имовки.

При наличии специальных мурт  ЦйкЗ и  подводе к  т роясрор- 
матору /т в кабелей допускается исклю чение предусмотренного 
ш кора с креплем/ем мурт  по месту без изменения примятых р е . 
шений по уст ановке т рансформаторов.

Прокладка кабелей в  пределах споры подтранорорматоры и  
реакторы осуществлена в  металлических коробах, выпускаемых за 
водами /лоёзлектрсмомтажа Млчзнерго СССР по Л/ЗУ- УЗ - fО/67-80.

407-30-331.83 Э/7( продолжение)
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которые одкобрененно служат для защ ипы кабелей от механичес
ких повреждении и  боздеистбия солнечное/ радиации.

Заземление Всех элементоб устанобхитрансформатсрсбиреак- 
тсроб осуществляется путем их присоединения к  общему контуру 
заземления /7С стальной полосой сечением 30* 4мм*

Нейтраль обмотки Э80/220бтрансформатцообс.Н.межетпри. 
соед/няться к общему контуру заземления подстанции как б  мело* 
ф>едст$енно& близости от транс форматора (см. f j -7’8€, /7УЭ - 7б)/ 
так и на щите собстбенных нужд.

Последнее рекомендуется только 8  случаяхусогба б  конце кабе
лей 0,4x8 (на щите с. ̂ предусматривается специальная защ ита ну- 
леёоб последовательности, устамаблибаемоя бнулебомпрободе кроне, 
форматора (см. а-2  fd - 2 -бб,/7УЭ- 7б).

3 . Рекомендации по бь/бору дугогасящ их зазем ляю щ их 
реакт ороб и  т рансф ормат оров для их подклю чения.

3 ./. Выбор числа и  мощ ности реакт ороб.
3 .1 /. В соотбелктбии с  4 # •  2  - /7 0 , /7У 2 ‘7£суммарная мощность 

заземляющих реактороббибйрае/пся по значению полного емкостного 
тока замыкания на земл^Ш ти с  учетом ее разбит ия 8  ближ ай
шие десять лет. ф и  отсутстбии дамнь/r  на  т акую перспектибу 
мощность реактороб Выбирается по енкостнону т оку проектного 
уробня разбития, увеличенному на  2 5 f i .  ф изт омучит ь/бает ся 
общий ток Всех гальбанически обязанных участ коб сет и как по 
эксплуатационной схеме, так и  б  пускобых, наладочных иремомт- 
нь/х режимах работы сети*) /7ри дбух Взаимнорезербируемых 
секциях принимается б  расчет  общ ий т ок сети/читаемо*/ от

начала компенсации емкост ного т ока сет и 
определяется аналогично.

обеих секции. Уиоло и  мощ ность реикт ород определяет ся конриеу- 

рациеи сет и и  услобиям и е е  эксплуат ации.

3./.2. Заземляющие реакторе/ устонадлидаются,кок пробило, 
н а  питающих узлобых подстанциях, сбязаннь/лс компенсуоуемод 
сетью не менее, чем тремя линиями( для радиальной сет и это 
услобие не обязат ельно)

3./.$ . Суммарная мощность устанаблибаемыхреохтсроб 
должна соотбетстбобдть определенной по / / .

/Соличестбо реактороб быбцоает ся^ак пробило,рабнь/мколи- 
чест бу секции распределительного устроистба. МЛ/.

При Выборе мощности и  количестбареактфа£неуиитыда~ 
ется наложение ремонтного реж има сети н а  ремонтреохт рааб

3.2. Выбор мощности транафирмапюроб £  - /0x8  для подклю 
чения реакт ороб.

3 2 ./. Д ля присоединения заземляющих реактороб используют
ся трансформаторы со схемой соединения обмоток Ун/р„Збезда 
с нулем - т реугольник

При соотнош ении мощностей трансформатора иреактоса 
S :/ u  более допускает ся также использование трансформа
т оров со схемой1 соединения обмоток i/н /у  „ збезда с /улем - 
3 б езда'l В  этом случае у  нагруж енных трамсфор/чоторсбпли 
изменении нагрузки меняет ся точность настроб/оц а  максоман 
ног значение снижения тока реактораубеличибаетсся с 5 / 4*6 0 /0%.

3.2.2 . При замыкании на землю б  сети с  изолиробаммпи /*?</- 

тралью, ток компенсацииреакп7ора(оабен фазному напряжению сети, 

деленному на сунну сопротивления реакт ора и  трансформато
ра) , протекает по беем трен фазан т рансформа/пцоа £  тех и 
б  здоробых фазах замыкаются через э/емемт н сет и). /7оята*у

407-30-33/83 Э/7 (продолжение)
Калиро/вх.' * рхр/до*» Л 3
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deacmSumeльныи ток реактсьо, учитыбающии дросселирующее oka- 
cm&ae трансформатора  ̂определяется па формуле/

где

г)1 у * ?

*'Jxr -  *01/* - U t.u .

Х г + З Х ,

—сопрстабление трамоф/рматрщ 7#j.
Sr

Y p - - сопрОтиблемие реакхпорр. 0mJ

J  p. м — номинальный ток реактора{/р ас меть/ целе
сообразно бести для верхнего его предела/,д,’

1/гн — номинальное напряж ение обмотки трапе - 
ф орм ат о ру ЮВ»

S t — Номинальна# мощ ност ь трансформатора, jcS, Я.

Ujc — напряж ение /СЗ.^ ft>

3.3. Параметры реакторе б и рекомендуемых бея их подклнх/е- 
Hi/ft трансформаторе# указаны £  таблице З ф/-

Л ея реакторо£ типа Р34СОЛ/-//5/&, 23д/б и  /д д //д  т аблицей 
рекомендуются трансформаторе/ болби/еинощ нРст ц мен это тре
буется по расчету. Это бызбано тем, что Г0С7/2022-%$ не пре
дусмотрены трансформаторы необходимой мощности сбыблдон 
нейтрала на стороне ВМ Вместе с /пен следует иметь £ /иду? 
/то ряд энергосистем быбодит б  необходимых случаях нулевом

V  Расчет действительного тока реактора с уметом дроссели
рующего дебстбия трансформатора рои схеме соединения об- 
ноток Ун/Д производится только £  случаях когда мощность 
» трансформатора меньш е мощ ност и реакт ора.

* *' Указанная фернула определения^ у  г  распространяется только 
на трансформаторы со слсмои соединения обмоток Ун/p i./fiu  
схеме соединения Ун/дАХт 'убеличибиет ся £  /Враз по ^оабне- 
ни/о с определяемым по формуле.

Л
быбодтрансфарматора w  крь/шлу силамиремонтных настеоогскг.

3  с £ язи с этим при согласовании с энергосистемойдопускается/ре- 
дусматрибать для перечисленныхреах/гкробтрансформаторе/соатА^ 
етбующеи расчету мощности без муле/оге /ыбодег с ую т ом  его бы-
пол Пени я  силами само/ систем*/.

4  Схемы принципиальны е присоединения зазем ляю щ их 
реокт ороб и  бь/бер бы сокобольт ноео оборудования.

Рекахендуемь/е проектом схемы присоединенияреактраоб 6-SSxS 

при£еденына листе Э/7 -/,д. д а  эт ом  лее лист е б  для  с  пробку/ изеД аа - 

ж ена принципиальная схем а соединения обм от ок  р еи к т а р об  

серии Р 3 4 СОМ

Для подключения реактороб 6-/0к£ проектом предусмотрена 

устанобка индивидуальных трансформаторе/. 7аксерегисние принято 
б  с бязи с тенрто отечестбеянои промышленностью б  настоящее / онул 
не изготаблибаются специальные трансформаторы с  низшим напряже
нием 3 30̂ 220Вупреднс/эначаеные для одно браненного питания см . и  
подключения реактороб.

Оснобные электрические параметр*/реактороб и  реком ендуе
мых для их подключения трамсубьрматороб см. т аблицу S -6

Реакторы бддкбприсоединяются к  нейтрала обмотки S/У транс -

разъединитель с одним комплектом зазем ляю щ их ножецлезболя/ащ имоаг- 

делитЬ реактор от нейтрала трансформатора/ри изменениинастроОни
Устанобка такогораззединителяобязательпа/пок к а к  от клю чение яе- 

нагруженного трансформатора о  заземляющ им//актором со ст ороны  

6  ’/ОкВ может прибести к бозникюбеяиюнехелотелъныхперенопряхенач.

ЧОЪ 50-331. S3 Э/7f продолж ение/
Копир о/аЛ- Л З
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& РЗДСО М -230/б9/ Э 0 - /0 2 S-SO _ 5 £ _ 76,0 Т М -2 0 0 /б **J Э/7-7 2 4 4 ,5 6 ,0

• / 7 ' /
6 3 ,0 4 8 ,7

У > « 7

2 .6 9 0

3 РЗАСОМ- Рво/ду? $/7-/7 00-/О 0 6 ,6 3 8 ,0 ТМ - 400/6 Э/7’8 3 3 ,0 4 ,0 4,0

. . . .  /  ■
3 3 ,6 9 6 ,6 ц /, У / >

4 т с о н - $ е ф м Э/7-/9 /00 -2 00 . . . . т ТМ -630/6 Э/7-0 6 / ,0 0 ,0 3 ,/4 /0 3 ,6 / 6 2 ,5 0 .2 0**Я)

/ и

4 0
S Р З А с о м -  / д о / т Э/7-/4 /2 ,0 -2 5 ..■■Ж . . . . 254 .0 ТМ -200//0*^ 3/7-7 / 4 ,0 4 ,0 / З А 06 ,7 2 4 ,6 / . 6 9 5

6 Р З А с о м - з д о / т 377-/3 2 0 -5 0 ■ ■ Ж — /27 .0 Т М - 2 0 0 / /О $ 0 -7 / 4 ,0 4 .0 / 2 0 / / 0 . 2 47,76

_ _ U2.- - - -

4 ,0 0 _ _
7 РЗДСОМ-760/ w / $ 0 -/6 $0-/00 ■ № _ _ _ _ £ * £ _ ТМ-бЗО/fO - 3 0 ’ Э 36.4 5 ,0 8 .70 2 7 5 9 0 ,6 4 ,4 6 5

в Р З Д С 0 //- /2 2 о //О 9 * Э0-2О /00-200 //.о . .  .6 ( 2 2 х Т М - 6 3 0 / /О Э /7 - J 72.3 6 0 '2 4.4 2 7 5 / 9 / , 2

- _ ^ / Т  - - -

4 ,4 „  6 5 _ _
9 р з д с о м - з ю /з б д / з / 7 - г / е ,е 5 - /г ,5 3 3 5 /7300 - 0?3 ограничена*

/ 0 Р5ДСОМ-62о/з591 $0-22 / 2 .5 - 2 0 М а о т о ж е

И P 3 /IC O f¥ - /s ic / jS V 1 $ 0-2 3 2 0 -0 0 3 2 5 Ш .в - - - / / - - - - -

Схема ев единения обмоток трансфорнотороё Ун/ а

**) По ооз. /  не применен трансформатор ТА/-/0 0 , и  по поз. 2  и  £ - / / / - /6 0  

из-за отсутстёия у  них £  соатёетстёии с T0CT /2022-76 нупеЗого 8н- 
ёода обмотки ЗМ

***) Снижение тока реактора е учетом дросселирующего деистёи* прансфорна- 
пхра на § 2 5 е/о  допустимо.

При наличии техника -  экономических, обоснований 
вместо одного реакт ора РЗАСОМ -1 520/fO)/f (поз. 8 ) устанавливать 

два реакт ора РЗАСО М  -  760/Ю У ! (л о з . 7 ) с  соответствующими 
трансформаторами, подключаемыми к  шинам через общий 
выключатель.

0̂7-03-331.33 Э/7(продолжение)
/Срлиродил- y f~ yLr pop***» НА
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ftp инципиольная схем а соединения оомот ок 

зазем ляю щ его реакт ора РЗЛСОМ

А 'Х  - ВыЬоды основной оомотки 
О, к -  ЕыЗоды сигнальных обмотан 

Uh, Uи -  Выводы оомотки трансформатора тот

Присоединение заземляю щ его реакт ора РЗДСОМ-6 { Ю)

Присоединение одного, заземляю щ его реакт ора РЗДСОМ - 35  
н нейтралям оомоток 35*5  т рансформаторов

Присоединение дВцх заземляющ их ОеактороВ РЗДСОМ-35  
к  нейтралям обмоток 35к 6 трансформаторов

Ц07- 03 ■* 3 31» 8 3 ЭП (продолжение)
Аист
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Кроне того, наличие разъединителя упрощ ает эксплуатацию узла
ё  Ц6ЛОН.

Пказаннь/дразъединитель принят н а  напряж ение дбкЗёсёязи 
С отсутстВиемразъединителеб наруж нойустаноёки //апалы е токи 
напряжением до /0 x3  отечественного произёодстёа

Трансформатор*/ £~/0к£, используемые д /я подключения заземляю, 
щах реакпюроё, присоединяются к  шинам при помощи трехлолюсных 
В ш я ю ч а т ш б  *)-

& случаях,когда адча сзлимл^лрисоединемных к  шинам,яёляется 
определяющебпоемкостнамутахуилрк/ее
емкостноб ток остаёшихся присоединении не лреёышает даоустчмыб, 
Возможно присоединение трансфорнатсра о реактором непосредствен- 
на х  эт об линии через разъединитель.

Применение предохранителей 3 грпях лотами* трансформетсрод 
с заземляющими реакт орами 3  нейтрала не допускает ся-

Заземляю щ ие реакторы 35x3 присоединяются к  нейтрали обмот
к и  35x3 трансформаторов //С и  220x3 через однополюсный розге. 
Зинитель с  дёумя хомплехтами заземляю щ их ножей соответст
вующ его класса напряж ения.

Проект разработ ан применительно х  дЗун схемам присоеди- 
неним  эт их реактцооЗ;

а) для /ТС с дЗумя трансформаторами а  одним зазем ляю 
щим реактором.

5 ) для /7С е дёумя трансформаторами и  дёумя заземляющими 
реакторами.

3  перёом случае, для присоединения реактора предуснатриЗоет. 
ся

му аз трансфарнатороё либо по одномуtреактору к  каждому изтрансфдсмалхроВ 
*) При ис.

и  допустимости по услоёиям защ ит ы шин, Зозном на зам ена дых- 
лючателя на трехполюсныб разъединителе.

Зо Зторон случае ё  этой перемычке между точками присоеди
нения реактарсё устанаёлиёается дополнительныйразъедините**. 
Такое исполнение схемы оёеспечиёает эксплуатационную Зозмож- 
несть присоединения каж дого из реахтороёк сЗоенутрансфсрмапс - 
су, а  также обоих реактороЗ к  любому из трансформаторов.

Д ля контроля протекания тока 3  цепи реактороЗ предусмотри* 
даются сигнальные лампь/j устаноЗленные ё  арнатуреДЗетофор "но. 
посредственно на опорной конструкцаиподроззединитель. Эти лампы 
подключаются к  сигнальнымодметкам. 7ронсформатарь/ тока исл/г- 
мальные обмотка Встроены непосредстЗенно 3реакторы.

Ои/инаёха реактороЗрекомендуется проектом сталеалюминие- 
ёыми прсёодами сечением 5 0 и 70нм? Это сечение Зряде случоеЗ 
Значительно преЗыи/ает требуемое по току соатёетстЗующеб цели 
(по нагреёу] и  принятой осноёном, из уело Зои жесткости, а  также 
по услоёиян однотипности с проёодами ои/иноёси других элементов 
ОРб. бри приёязке проекта допускается изменение этоиошчноЗ- 
ки на ближабшую по сечению.

5. Компомоёочнь/е реш ения у зл а  
т рансф ю рмат ор -р еа к т о р  

Трансформаторы В-ТОкВ, используемые для питания собстЗеннь/х 

нужд /ТС, целесообразно устанаёлиЗать преимущ ественно Зблизи 
от щита собстёенных нужд ( у  опу)

/Три испальзоёании трансформатороЗ только для подключения за
земляющих реактороЗ ё-/0 кё уст аноёка эт их злемент оё(из сооб
ражений экономии кабеля] целесообразней Вблизи РУ.

& случаях, когда РУ Выполняется и з шкафоЗ КРУНугрисоединение 
трансформатороВк шинам осуществляется посредством Воздушного Зёодх/

407-03-33 I.S5 Э/ T f  продолж ение] /./о

квлирвЗсл/ ф$орА/0/П Л З

tp s r e - o /



a  t  случсях ЗР£/ и /р и  отдаленном располож ении cm РУ-кобелем
Прх/ёедгнные £ проекте £арианты конлонодкиума трансфоржг: 

тор-реактор учитыёо/от Возможность работы на заземляющемреак. 
таре при Включенном трансформаторе Д ля обеспечения этсгереок- 
торный раззединитель установлен непосредственноу трансформатора, 
я  расстояние от разъединителя Ра реактора принятоеучетам тре
бовании $ /у • £ -£б/7У$-7в ( габарит „ Д  'у.

При исключении ио/хмьзоёания обмотки РУтрансфарматороё 
для литания собственных нужд я  значительных ограничениях по 
площади допускается {при лрибязхе чертежей)снижение этого рас
стояния do эксплуат ационного.

УстаноВка заземляющих реактсраВ Збкд пронята Вблизи, сдо- 
егс" трансформатора 35+220 кВ. /7ри этом,для однотипности и  с 
учетом перслекти&ной устоноВки Второгореактора, конланодачные 
реш ения дм  случаев с  одним и  ддуня реакторами сохранены сд/- 
накоВыми. Исключение состаёляет только элемент деления ошинодки

ноВки дВух реакт ороё при помощи разъединит еля.
Про уст ановке одного реакт ора н а /70 отсутстёует необходи

мость деления ош ино£хи£ этом узле. 3  сёязис этим , л р и  одном  
реакторе строительная олора лодразъединит есь используется для 
уст аноёки лоддержиВающеи ош иноёку шиннои опоры.

Ьзаинны е расст ояния меж ду силоёь/ми трансформаторами,

ремонтными разъединителями и  заземляю щ ими реакторами до Всех
ёариантах комлонодок эт ого узл а , рассмотренных В /рсект е, при
няты с соблюдением ремонтного габарит а„Д 'по fJF -д^ бд /7У9-76.

6. У казания по прим енению  
Э лект рот ехнической част и проект а:

0 /  Придеденнь/е проект ны е м ат ериалы оо элект рот ехническое} 

част и м огут  быть разделен ы  н а  т ри группы /

$ ,// Уертелкц предназначенны е для применения дконкретных 
проектах Без каких- либо изменении. /Снимотносятся черт еж иус- 

тсгноёки оборудоёания и  отдельных узлоё при их полном ссот&ет ■ 
отёии конкретным услоёиям.

в /. 2. /ерт ему требующ ие ут очнения некоторых паранетрсд с 
учетом конкретных услоВии. б  этоб группе относятся чертежикам- 
псноёки узлоё реактород 36 кВ.

6./.3. Материалы,предназначенные для спрадок. /С мин относятся 
пояснительная записка и  содержащиеся S ней схемы, т аблицыидр.

6.2. При ёыдаче задания на строительную спору под трансфор
матор, предназначенны й для присоединения только зазем
ляю щ его реакт ора, огоёариёает ся исключение неисполь
зуемых м ет аллических марок из ст роит ельной оперло 
( лист ы  PC-/2, PC-/б, Pc-/sJ.

4 0 7 —0 3  “" 3 31.83  Э77(окончание)
диет

/ М
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7 Расширитель условно  //0  помазан

Таблиии габаритов
'ЗЬ Щ ~

изготовит
а
мн

5
мм

МЭТЗ 1225 7 7 5
АЭМЗ № 7 6 0

1. Установка разработана но основании технического описания 
Общ 460. Of7, 1978г. мэтз и каталога быпускаемЬ/х изделии. ЛЭМд н 
(трансформатор), и ТУ /6-538 В80 79 Пернского завода „НомкабелЬ * (муфта), 

г. Полосу заземления л металлоконструкции прибаритб, к  стоике 
пристрелить дюбелями ( поз. (6)при помощи строительно - монтажного 
пистолета и соединить с болтами заземления бсех иппаратоВ.

1г.

Спецификация оборудования и  материалов

Поз. Наименование
Тип,

м арка,
размер

Лчертеяю,
ГОСТ Нол.

Мтед.
кг

J
Примечай |

7 Трансформатор сил о  б оа , комм. гм-гз/б-ю См. прим.1 1 350 Сплю 5 лицео Ш каф е шинной сборкой О .Ы ко м эп-ц 1 -50 Тип1
3 Опора., тппп О Н /40-г 1

± Муфта кабельная, шт. кнч Снпоин. / 1
б Пробой изолиробанны й, М ппрнчче 3
6 Ш ина алю миниевая. М 40x4 Щ -70 1 0.43
? Полоса заземления. М Cm. пол особ. 30*4 /03~76 3,5 ОЙ См.примец 21
8 Наконечник набельнби1 . шт. ТЙ-5ЛЧ6Н ro tr~~4.5М-68 8 0008 Каталог

9 КороН^ект^отекнииескшГ
шт.

КП-OJ/ (Ц-£У! (i. * 650) Ш4-43- / 4.6 ГЗММинэнерго
Ю Тож е

nn-OJ/QJ-Mt(L-iooo) /0/67-80 2 /3.8 1979г., ] часть А
Н М арка мет аллическая. ШЛА. мт 1 Учтены на чертежах строительной части

/ /3.7 оЛЯЭсттсь )
т г  _  \

12 Т о ж е МТ 17 1 4/ Шя'истанзб. П02.Ч •
13 сюпт с гайкой. и и  б имя ____шайбами. конпл м 16*60 ГОСТ 

7798 - 70 5915-70 
11371- 78

4 для лр°ш н ' 
ПО}. 1 ;

/4 Т о ж е МЮ* 30 *4 для креплен, 
лоз. 2М.Н

15 ---п--- Мб* 20 3 для лреплен 1  
лоз 9/, О

16 Д/обелЬ, ш т. ДГП4М40 ТУН- 4794-17 2 иг притч 2. J

Привязан

Он5. Я

4 0 7 - О З - З З Ш  м
Установка трансформаторов собственнШ нужс/ 

и догогасяшоХ катчш екНачат РоненсМ aSom
run ПиЬень omst Стадия Лист Листа/
Рт гр. Фокин 0J.fi/ Р 2Cm. и те ЙнчФшЬ oi-SL
Черт Хан. НОЖУРЁНКС <%.**. Уст анобка трансформаторе 

ТМ- 25/6 н и
энвргосетьпроеяш
Сщо-домдноететше

Ленинград
/ -

Копировал Фсой- z__i



Ти
по

бш
в 

np
om

m
nb

iE
 

ра
че

ни
я

" I t

/4_ Расширитель условно не /юказан 
6_ ‘ 1 в 5_JL  А

Ч r r t£ i_ JО ]

гоо

=р? Мод,акоатат а.
пн

В
МП

$а МЭГЗ т 820

А <Ь18/
гоо

й } ------ *е АЭМЗ 1850 800Ч-.ЯР ш/

1. Установка разработана на оснобании технического описании 
Общ. Щ  0/7. /9?дг. мэгз а каталога выпускаемых изделий ЛЭМЗ 
(трансформатор) а ТУ /6.638.280 * 79 Пермского завода „ Нам кабель "(муфта).

2. Полосу заземления к металлоконструкции приварить, К стойке 
пристрелить дюбелями (поз./в)при помощи строительно'Монтажного 
пистолета и соединить с болтами заземления всех аппаратов.

Спецификация оборудования а  материалов
* Ч

Роз. Наименование Тип,
марка,
размер

А  чертежа, 
ГОС7 Нол. Micaj

едка
Примечай.

1 Трансформатор силовой, копт ТМ-90/6-Ш См. /гримы/ 1 955 См таблицу
2 Шкаф с шинной сборкой 0,Ы,кт з о н 1 *50 m uni
3 Опора, кот. от^г ЯС-4 1
4 Муфта кабельная, шт m Смирим./ 1
5 Привод изолированный., м. я т -и г е ГОШЬЗМб 3
6 Шина алюминиевая, м 40* </ ГОСТ 15116-78 и 093
7 Полоса заземления, М Xm.no/iocoS.30*4 rocrm-76 3,5 0.94 См тмеч2
8 Наконечник кабельный, т шт. тя-?-г5н тшт~~~ m i-68 8 от Палата.
9 Короб электротехнический Стальной. шт.

ЦТИ

т т -лз- 1 Т в гзмМИН 4/-‘РПЯП
10 Тоже Щ-М/опщ(с*гооо) •ют- во 2 (38 /УШ- ШтЬ й
11 Марка металлическая, шпл. МТ / Учтены но чертежах 1 13.7 т  устт.

& То же ыт 17 строителШ. часта. 1 4.1 для усл>ано$
7т±__

13 ролт с гастоо и иьупя шайбами. кот . М16*60 ГОСТ 4 для крш&н. лоз/
19 Тоже М 10*30 /4 для т ж к. лоз. & ч.н
15 -— //----- мв* го //37/- 78 4 длякреллен.»»•> л //>
16 ДюбепЬ, шт. ДТП 4.5*40 тзн-чат? 2 | | Сн.принеч.8

j
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Спецификация оборудования и материалов

ЗдбосШзго-
mo&um&tb а.мм 0мм Вмм
мэгз 1Ш 350 580
ЛЭМЗ 085 930 465

Осе. Наименование Тип,
марка,
размер

W Чертежа. 
ГОСТ бол.

Матед
КГ Прамечан.

1. Трансформатор сил обок, кот л JM '63/6'IO См прцпечА 1 540 См. таблицу
г Ш каф  с  шинной сборкой 0.4кВ. тт

о ^ з —
;[ j Qj

 
Су

 ]S 1
i

*59 _ _ т ип!

3 do o m . компл.

4 Муфта кабельная, шт. кнн См. прим, 1 1
S Пробод изолированный, м ЯПРН'1*35 пзстго5гО'7б 3,5
6 Шина атомантЬоя. м 40*4 Г0С115176'70 

ГОСТ /03'76

1,35

3,5
0,43

094 Смирил. 27 Полоса заземления. м Cm. полосой 
30*4

в
3

Наконечник кабелЬнЫй, шт. 
Короб зпектротсшчетт 
ст альной. шт.

Т Л б 'З З К
~ГОГЩЩш  -6.»В5П)

твспа
ТУ3 4 '4 3 ' 

-10167- 80

8
1

0.017

46
ПатологГЗМ
Минэнерго

1979Г ..
часть И10 То же КП 10.//0,/-2Ш

(с»то) г т
н Марка металлическая, кот. МТ 33 Учтены на 

чертежах 
строителе, 

части.

1 19М

4,6
Т л й ж ф т

т .2 .
ЧГпяус/тноб' 

м з. 4/г То же МТ 1д 1
13 болте гайкой и дбимЯ 

ш айбами. _ _ _ _ _ _ компл.\ М 16*60 ГОСТ 
7798- 70 
5915- 70 
11371'78

4 блякрелл&г

14 То же М10*30 14 блялрт ея. 
паз. 2.ч. К

15 м б * го 4 ~Ш креплен 
поз 9.10

16 ДюбепЬ. шт. ДГЛ4.5*40 ТУ1Ш94Л7 2 См ppu m Z

1. Устинова разработана на основании технического описания 
Общ. 460 017. 1578г. МЭГЗ и каталога былускоемЬ/х изделии Л3М3 
(трансформатор)и ТУ 16-638.880-73 Пермского забода,, МамкабелЬ"(муфта) 

Z. Полоса заземления к металлоконструкции прибаритЬ, к  стоике при
стрелить дюбелями (поз. 16) при помощи строительно'монтажного 
пистолета и соединить с болтами заземления Scex аппаратов.

Копировал Ф&оХн-____форпат Я 3
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Расширитель условна не патан 
6 1 в  s  <4 2 Спецификация оборудования и  материало81

Поз. Наименование Тип
марка,
размер

Рчертещ
ГОСТ

1-
Кот

Мвщей
кг Примечай.

/ Трансформатор силовой. комм. TM-WDlb-Wш.принеч. 1 1 675 См. таблицу
2 Шкаф с шинной сборкой ОМ В. компл. ЭП-11 < -50 muni
3 Опора, компл от- 4 P C S /
4 Муфта кабельная\ сот кнч с мори мечз/
5 Провод изолированней, /И я  ПРИ 1*95ш т т з i5

6 Шина алюминиевая, м 4о*4 Г0С7/5П6'70 18 ОМ
7 Полоса заземления, м СтммхдШзоц ГОСТ 103'76 35 0.94 См.примечг
6 Наконечник кабельный, шт. 7Л-13-95Н "ТОСТ 

958/-68 8 0.041 Каталог
9 карой электротехнический стольной, шт. кЛ-из/ВТШU~600j ТУ 34-03- 1 4 2 Я/ЗММинзнергоismчасть!/о То же Ко -атш  

(1*2000) -10167-80 Z 13,6
1/ Марка металлическая, компл т  27 Учтены на чертежах, 

шраиселыт чаши
1 2U Оля устаноШ 

поз. 2
а То те М7 /9 м .

ffiW wom
поз.А

в болт с ганкой и аиумя шоаоами» *компл. M/6W ГОСТ
7798-70
5915-70

т П Я Т "
/4 Токе /4/0*30 <4 для крепления 

ПОЗ. 2,4 Н
15 --- *--- Мб* 20 П37/-78 4 шшештЛ03.9.4П
16 Дюбель; шт ДТП 45*40 тут-ч-тп 2 | \Смлримеч<г

Ыод-из»
повитель амм 6мм вммг

мм
МЭТЗ m m 800120L
KTJ № 1m 680U50 Ирибязпн

Установка разработана на основании технического описания 
овц.Ш .аатаг. мэтз и черт ем а  /вцлю .бОЗ. / - 16. /976г. К73 
(трансформатор). и Т У /6-538. 280-79 Пермского завода, Хам кабель'(муфта). 
Паласу заземления к  металлоконструкции приварить, кстайке пристре
лить дюбелями (лоз./б) при помощи строительно'монтажного пистолета 
и соединить с болтами заземления всех аппаратов.

407-05“ ЗЗШ ЭП
Уст£№$1У *!Ш ИСЛ°РмвтоРоа шственнм -  нужд и дугогасящих катушек________

Ш
б

Ш Ш Ш Ш ик

арматора энергосетолроект
-  /О Северо-Западное отделение.

ф ерм е Я З
е р  ш  to



Р а с ш и р и т е л ь  у с л о в н о  н е  п о к а з а н
15 а

Таблица t a d a P u r o S

1о/вд-изго-
тобитгль

а
пн

б
нн

/

НН
г
нн

Нощ
НГ

773T3 чиоН90■того*его 970

S3CT 1513ЮЗ 934 tm 930

кгз 1SKЦЧ5зев тем970

£/7ецисрикст циЛ о б о р у д о в а н и е  и мат ери с /л о б

а и

Доз. Н а  и  н е  н о  ба ние Тип,
поена,
Познер

бчертежа, 
ГОСТ Ксяич

Мосса
един.
кг

Длимсчин

1 Трансформатор силобой , копал. гн -зхо /е -ю сн. принеч. 1 4 сн. таблицу
г Шкафе шинной с Верной О.Ук8, канал. ЗП ’ 11 1 50 m u n i
3 Опора, КОНПЛ. O T -S А С - 10 1
V Дцфта кабельное, шт. КИЧ бн. примет. 1 1

5 Дрсбвд изолиробаннь/й, Н АЛАН-1*150 rocrsoseo-75 1.8

6 Шина алю миниебае, М чо^у Г0СТ15176 - 70 8.0 0.43

7 Долота зазем ление, пт
cm. попасоСаЯ 

30 я Ч ГОСТ 103- 76 3.S 0-34 сп. принеч. 3
8 Наконечник кабельны й, и/т. ТА -15-15 ОН

гост
9681-83 8 0054

Э
хорда электротехнический 
стильной, шт

б п - о. з/оз-гчп 
(ь  *600) ТУ з ч -ч з - 

- /0 /87 -80

1 V.8 г? н

10 Та вне кп -о. 1/оэ-гт 
(ь  - гооо) г 13.8

Динэнерго
1979t

11 —--- И кл -о. т/аг-гут 
(и  * еооо) 4 80.1 часть £

1» Дакка неталлииескае , конпл. Д Г  38 Учтены но 
чертежах 4 гз о

Для устаноСки
поз. 8

13 То лее
ПТ 19 строительной V 0. 3 Для устаноЗха
НТ 37 Чисти 4 1.5 ПО}. Ч

IV
Болт с гайкой а  окуне 
ш айбам и , КОНПЛ. П 16*е о

—гост----

7798- 70 V
Для крепления 

поз. 4

15 Га ксе Д 10 *3 0 3 9 15 ' 70 14
Для крепления 
поз. г, и, а

16 — П птs  *  г о 11371- 78 S Для креп тения 
паз. 9. ТО, Ч/

17 Д ю б ел ь  , шт. ДТП 4.5 Я 40 Г41Ч-Ч-794-77 S СН. принеч. £

Л Р и б лЗО Н

» - - - -  - - —  l

у. i/cmatioi/ra разработана на оснобании техническою описание 08Щ. Vfff. C17. 1978г.,/7373 
Чертежей Off*- МО. 880-ГУ, 1978s SiCT; 18Щ. 714.587. 01-80, 198ft. КТЗ {глансфорнатоР /  
и ГУ за-see. ело- 79 Дернскозо забода „ /Сапкабель ~ (  нУ1*т а ). 

л. Денису заземление к нет алло конструкции прибо/зигь , к стойке
пристрелить дюбелдпи {поз. 17)при пенощи строительно-нонтансношо пистолета 
и соединить с долгами заземление /сек аппаратеб_______________________________

W - 03-331. э л
Уст анобка транссрортгагипоб 

собстбенных н уж д  и Луго гасящих катушек
Листоб

Установка трансформатора 
Г ПТ- 160/8 - ТО

Сгибал

Р

Ласт

ЭНЕРГОСЕГЬПРОЕХТ 
Себере-Зоподное отделение 

Л е н и н г р а д

Фор но г

С ф б Гб С ?



Ти
по

вы
е п

ро
ект

ны
е р

еш
ен

ия
 Y

Q
7-

03
-3

3/&
sА

ль
бб

мТ
 

T7
8S

tm
-iJ

~2
2

дюбелями (поз. W) при помощи строительно- монтажного пистолета и соединить 
с болтами заземления веек элементов установки.



I  Установка р а ер а д о га н е  н е  осн ован ии  Технических вт ханид 0вЩ .Ч6О.1Н7 1978». 7J3T3, Ноч ЯПП РоненауЛ
___г __в Уетано&кс! тр а н сф о р м а то р о в
сдаетеГеннь/х н ун сд и дкгогаслщих натушен

B B ff.4 iG .e 0 S  iSB Iw  Х З Т /7 ;ч е р т е ж е й  B fff.3 0 0 .B y 7 .1 - 3 - 7В е . Я Э З ;О К Я . ЗО О .О Н .ГУ. 1 9 7 fft . 5 3 С Г  ;  
от .300. 001.ГУ т о г ff-ТТЗи ТУУВ.ХЗВ. г*0 -7 9 г Лерменоео зоСода „  /Гомнадель "friy cp m o ) 

2. /7ОЛ0СУ заземления к  металлоконструкции / tpuSохать , е  стоике от/стрелить 
дмнРелвми О W .  49 ) ^хи лонвщи строительно-монт анснозо п и ст ол ет е и  соеди -  
нить с болтани еазем ленил fc ex  елем ен т оf  Уст ановки.

Рек, га  до о ник iq s l Jj  qjJ I
С т .ит н  
Узрмюис.

Уст а н овк а  трансформаторе 
T f f -  ¥ 0 0 /f f - У  О

/ f  алиро))ал : 7/o p u h o

Стадия Лист Листа 8

ЭН£РГ0С£ГЬПРО£ХГ
ГеРеро -Западнее отделение 

Л е н и н г р а д
ТЪр м о т

£ ф £ ГХ ч > /\
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— \ Расш ириш ь дслсРно не показан

I

к

X

£ / ? е ц и < р 1 / Н 0 Ц 1 / Я  о д о р у Р а Р а н и я  ( /  м ш г п е р и а л а Р

Н  контуру
заземления 

TaP/w ua га б а р и т о Р

,4  от б  ф 18

Н аи м ем оР ан и е

Трансформатор силаРой, конпл.

Шкаф с шинной спорной О ¥к£, немал. 

О пора, ко н  п о ,

шт.flum m a кабельная ,

О р о Р о д  с г л ю м о н и е Р ь ш ,  пт

Ш ина олюминиеРая м

Т о  о к е  

П о л о с а  з а з е м л е н и я , п

Наконечник кабельны й, 
Hoped электротехнической
с тол ь ной, шт.

То о н е

Парка металлическая конлл.
ж е

Волгл с гайкой ~ц~ дбумя 
ш айбам и, конлл.

17_

18

Т о  л е е

Дюбель, ш т .

Тип.
марка,
Рознее

ГР -6 30 /6 4 0

О Т- 8  

П П 4

б! - 300

8 0 * 6 0

4 0 * 5
От. пол вес 6оЯ 

3 0 *4

НО -0,15/0,3-291
( о . -  /300)

H /H o H /o 'i-evi 
(L  - 600) 

к л  - 0 ,1/0,1-2а, 
( L  ‘ £ 0 0 0 ) 

КП-0,15/0,0-23! 
( L  *  £ 3 0 )

Р Т  3 /
Т1 Г £ Р
НТ 37 

/ 1 1 5 * 6 0

т о *  зо 

/ 1 6 * 2 0  

Д Г П  4 ,5 * 4 0

\Ичерте ttea,
гост Галич.

См. нронеч. 1

З П ’ 12

я е - 1 6

Рм.пронеч.4

г о с т т - 8 о

ГО СТ  

i  5176 -7 0  

ГОСТ!03-1 6

Т У -3 4 -4 3 - 

-10167- 80

Учтены на 
черте шок 
сгроиге/иной 

у а с г

Г О С Т
7738-10
5315-70
11971-18

ЛНУ-Ч-79Ч-71

Т/риРязан

P d

P d

8 .4

3 .5

' so

Of7S

8,16

0,54

0,94

полихларби-
нилвбоо гмбке

81,9

4 ,8

13 ,8

4,5

г г  г
6,9

Примечай.

с н . табли ц *  

тип Ж

ем.принеч. £

П ат олог
ГЗ/1

ПинзнеРго 
4979г.

_часть Ж
йяя устонобкь 

ПО».&
Аля исгоно/кс

ч
цп» креплени»

п о з . 4

14
Ал» КРепленир 

ПОЗ. 3, 4, 14

5
Зля крепления 
Поз. 10,11,12,13

8 е м . лринеч . £

^07-03-331.83 Э Л

1- Уст оноРка Разработана н а  осноРании черт елсей ОД В. 300. £4 7-1-3 -  7£ г  А  3;
О КЗ. 300 .060 .ГЧ , 19?9г, 6 3 С Т ; 1 ВЛ. 710.88S. 1976г , Я Э ТЗ ;  /л е к н и ч е е н о го  о п и са н и я  0 3 И  4 6 0 .0 0 9 ,1 9 6 9 г . 

Х З Т П  U  Т У 4 6 . 5 3 8 . £ 8 0 - 7 9 г . П ерм ского  З а Iо д а  „  /Т о м к а б е л »  "  {  м у е р т а / .
2, П олосу зазем ления к  металлоконструкции прибирать, к  стойке прист релит ь  

дю белям и (п о з . 4 9 ) л р н  помощ и ст роит ельно-мент ален о го  пистолета и  соединит ь  
с  долгам и  за зем л ен о » Реек злемент оР уст аноРки.

Ноч.ОТПП Роненскч/ц, 
ГИП Пибень 

рук, гр. (Ромин 
Cm-импс. Рмчфроибс/ 

Нонсиренко

Установка тронсфсрнотороб 
coderвеннь/х нуж д и бугогаеящик катушек______

Аиста б

0 J J I

o$-2L

УсгамоРка трансформатора 
Т П -6 3 0 / 8  -1 0

ДоЛиребел: Теонино

Стадия Лист

ЖРГосетьпроЕКТ
Себеро-Зопобное отделение

Ле г̂/^тРнд
Формат

C fS S t- Q f
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/. Уст а/to fxa/0а&ро'£ат)сг#сгm t ао*>4а//о{/ ч?ряем&6 0XJ?.S0a0SV.rt77t.6SC7,0S/7.300. 
09&/0S, 70f, X37/7u 7У/£.534. 220'7S>. /Те/хчсАгогс Зс'$о9а,л /С&/*хя'2езА *

2. ЛЬ/ioct/30зеА//7&/&4 к /Ф/палзакоясФрухцс/с/ пригореть,* с/гтаохе /т/></-
С/Г?р&7£//П6 &O&M*JW {/703ysJ/Vpl/ /70/V0U{O' С/7Г/>04//77&76//£? •Л>&*У770',*СЛ&г£.7 'XSC07&-
/м/яа t/cc*&/#WT6 г  &0/г/тк»*£/ зсгземлеж* iear ус/ъсгм##*#.

/7pi/S#ja*

7 Ш 7

Ус к 07/7/) fate/**

& «■*/>■
С/ясжж.

/7*£ем*
Obo/VtSM
#/*у#мх&  £

Цухлажш кЬж ф ш сс

Ш
\шг

о ш

озЛ

^07-03-331.33 $/7
У сгп а//об*гс//rj/x^cpv/w^rr^o^/ с&&уъ£еу*л'+/х 

М WK& </уугегагс^щ и* x t r / n y a / c x ._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

^с/7хумо£жа /n/xwfpCyO/vcimQoa- ЭМ&У"&££7‘6/7/> 0£КГ
ТА/ -  /Д&0/ &~/0 /&/ра-2а1/га’3*яеая>2а/б*сЖ

/ 0

Л **ф *4< ы . - J - r C .

C fSH -C t



С п ец и ф и к а ц и я  о боруооёауиР  и  м ат ариалоб

$03. / / сгим ем абам ие TUOj
марке.
размер

а/ вертел;
го с г кол. еА

*г
Доаме*ам.

/ Шкаф силоёои, комол- СмПЯомыА / «60
г 1/золятор опоомь/4. шт. Оф-Ш0$3 $ а6
3 Шина алАомимиебая/прлмо- 

Ш ольиого eeveu w , шт.
ГОСТ

*5*76-70 4 t
«гугне/е ил/х 
см. табхе/МУ

4 Д оска  прохобм ая, ют . гелзимахл 
У -7  70.0

ГОСТ
£7*6-74 /

размер**
Sooxpsc

5 АУроклаока рези ко& ая  иплот м ит ельм ая. мм 2$*3 7300
6 С коба дВ е/хлалуат ая, ю т . 79&SM2-72 4 Каталог 

/ЗАЛ *070/
7 У го л о к, ют U 50* 5  3**600 л

гост—  
06OS-72 7 2,3

в С коба, ют- Ср.лаюса&х.
4ох4.и/20

гост
*03-72 ё %/$

МЯфв/шми*
лаа.г

$ Ш пилька с  гайкой и  ш айбой. компа. /777*40 Г0СГ
6076-70
6402-70
7736-70
77377-76

76 оахги m j.3
А0 Б о лт е га д ко й  и  бёум я 

ш айбами, компа- /76*2$
72

шхятмхи*
/гаЗС

/7 6 йглрашш» /газ. 4
/2 Толке е*ма&ск%/ 4 \Асека*тмЩ

/ *  flpu отсутстёиа ал/омймйеёого проёоба сеиемшм /$ 0 ма*2 
допускается принемемие медного проёоба - - -«■».-,

2. Д л я  уст ароёки  шиммои сборки использует ся метоалекомспрук- 
ЦОЯ ш пора о т о  ШС-2-/02 по 7976-539.632-7$ Заёоба ЗР/бтреста 
# Гиброззект ромомт аж  '

T ffljL

/7роёезам

4 0 f-03-331.83 Э Л

ш т ш м т ш я м т

ЬШ Ш ) ё  ¥а№ &  гЯЕ& 
iu ^ M  Ш Й

Устакоёка 
собст£е/*мь/х нилкдаду

Э Н £РГО С £ГШ > 0£ХГ
Сг24раЗаш2косах2сАСмл

бСкекрми
рф А гоя 6 3

сф ГГб -с/



• j i

§

4

1

3 5

m e sm e n ty  Я

Тип
* / - / *
е.я

Cnmm

Л«¥

е/
fomt;
Л У

7vn
3 S 3
fiat./2/

3x4
*4+

3Sx/oТА/-250 00*3 /Э тзжяо
гмОсс

Ш О /з *//6*40 33*/$ТИ'630
ТЫ-/ом ЗОЖ/О /3

С л е ц с /д Ь /у /с с гц у з / о Б о р у Э о Я /х ////#  с / л/ст/лерс/аглоЗ

*&г £ /е у £ /л з б *о £ а # и е
Т ол ,

//агрхаг,
рсгзл/ер

л/уерлюаа,
ГОСТ

I
4Ьл.

%гл?
е£.
х г

Донехеуогм

/ LUxc/qb сияоЗоЗ, комля См прима/. 2 /

3

-5 0
& С/золя/пор алар/льм) Ш/7!. 0Ф -р г5д% ОД

3 Ш ина о’л/о//е/м иеЗалллл//оо2л/&ма/с см енил, 7 и//». £ •£ 2 0
го с г/S/7S-70 4

са/емие и/и* 
c&uneSxf/ujt 
РсУЗЮ*ЛЪ/ 
500*2204 Д осха ^вахоЗнсгя, и/л?. Гетинагхс 

У -/ /0 0
ГОСТ . 27 /5 -7 4 / /,5

3 Цром аЗка резинсЗал  
(/ллот налгелбмол /# * 25x3 /300

з СсаЗа ЭЗухлална/лая, шм>. C 4 -S TW-SS32-7k 4
7 У  голая, и//п. г**

“ г о с г  л 
3509-72 / 2Д

3 СхоЗа, и //» C/r>-/XMC£C5<7A
40*41*/20

го с г
/02-70 3 q /s

Зллфепженйь
/703.2

3 % 2 2 Щ  ‘  * * * * *  "  » » . М/Ож4о ГОСТ 3
£л*яс/>4*.*и» 
/зяз '2 v ,шЗ

/0 Балл? е  гаохае/ о  Р Зунл  
ш еиЗяно, хамлл. 4 /6 x 2 5

59/5-70
6W 2-70
7793-70

3
Зла/и#/>хв*и» 

'лоз. О
/ / б

/лЯхреялБм*
/7/9.1 .4

/ г То * з СМлтаЗлицр
• //J// /0

4
ОлЛуХУУЖАииА

/ х Д л я  т рансjbap/ram o^a Г4/‘ /000еш ////оЗхаг гх/*&дЗсг{/юз. ^ )/з л /0 Л//яется 

из //е5//б/х и /м  ее* 3 0 */0
2. Д л я  y c m c ///o £ x t/ и /о ////а // сБЪрхс/ и сл о л ь зует ся  /чет е/лллхол'ст рух' 

ц и я  ш *& < р а  т ола О /О -2-Т02 л а  Г У /6 -533. $ 2 3 -7 5  Забот а ЭМ0тресуу?я 
„ Г о Э р а э з е х т р о л / о н т а ж . *

C /ta fig  {лоз-0 )

Я

/7р а З л а а м

407-03-331.83 Э Л

УстаноЗхс/ /7f/>cwca6o/>/^a'/no/>aS
собслгЗеннь/х mi/mu? //  У о го га ся и /я х  хсг/^у^уех

Ояа&а# Л ю »

Металлс/vee/ce/c/ ш хааЬ  
е  ш и н н о и  cfiqp /cou  0, 4 *3

ZO SL  "

/2

/Св/н/ряЗагл: ф у ** .

Э Л £ РГ 0 С Б Г 6 Л Р0 £ У Т
СеЗуе-ЗстЗмеее/пЗвжемие 

Л гхихгехО
>/п ЯЛ

C f f i f t o /



з
з

а
?

С л е ц и ф ш а ц и я  ЛьТору'/Рорам ия и  н а т ериа лоб

Поз. /(а с /м е м с д а м и е
Тип,
марка,
размер

//чертежа,
Г 0 С 7 /ОН.

Т'оегл
ед.
Кс

Ирине V.

1 Р бак/п оа зазен л ян т ш и и . к ам н я .
РзМсом-
‘ 4 1 S /6 9 / См.лринри. / / 74а /ль* МЛСНС

2 О  попа. /самая 0 7 -/6 pc-е / /

3 Лроёод изо/гиродамнь/и. н 0/7Р0/*/6 г а с г  
2 0 5 2 0 ' 7 $ 3 бм. пойме* 3

4 Н ал ога  за зем л ен и я , /Ч Cm. паюсодоА
30*4 ГОСТ 16S-76 о 094 См/юимек 4

5 Н а к о н еч н и к  кабельно/и. ШЛ7. T0-S,4-/60 Г О С 79бд/60 е 0003/СоттогГЭ//
/979т.

6 Р Г е/п аллррс/кад гибкие?* __J4 РЗ-Ц-Х /.0 £н. приме* 2

7
К о р о б  эхерт рот ехм и и ес/си б  
с т а л ь н о й .__________ шп.

pp-o.os/ami
U  :2006) 7уз4-4з- 1 //,2 КалталоЯ

S Тоже
к 0 -$ 0 $ а т

(£ •0 0 6 )
4 0 1 6 7 -8 0

/ *,7
ГЭМ

//им ям арго

/979зJ L . Скоба. ШЛ7 са-го /зо
гузу- vJ -
-2406-77 / о,а4

/0 3 /ео /о к  н ер ф о р /^ о о д а н н ь/и . ШГ). w k , i09oI-7S / 6 2 7

71 Болт с гайкой и  дбимя шайбам*._____ /самая. Pf/2x//0 ГОСТ
7736-76 S /ля креплена/

12 То ж е * 6 * 6 0
S0/S -7O
М 37/-70 3 Я4*ф&>/**#**

13 Днзбсмь, иоп. Л Г /з4 ,5 * д 0 70/4-4-734-77 е Ои.лримеи.д

1'УстаноГка росродвюно но основании иергенсо 6S7.i4V.f9i, 49909 * * 9 3  t—  *“л*- - - Л .
2. Гибкий пеголлорцкаё порки Р З-ц-Х (по». 6 ) U itO T ofoefoerep рР оснояРеким  зободоп злрктро- 

noffrotnnktx изделий.

$• Допуско/теЯ i опека про/ода (поз. 3 ) н а  столь полоеоёыю 30*4.
Ч. Голосу зозенленил к пеголлононстряхчио ппиёерип, я  стойке пристрелить дюбеля пи  

(п оз .Ц ) при помощи строитольно-понтонною пистоле го  и соединить с долгом заземления.

Придя**//

407-03-33I.83 з п
З / а л з а н а д к а  т р а н с с р о р н о ’т л р о д  е о д сл о А ч н н ь о с  

Pf/яка и  д ч го я а е я и си л  /га/я&илех
бяагРс/Я /мет Рс/ллтод

Р /3

(тЬ/памодка зазем рр/а/щ еео 
р е а к т о р а  РЗ Д со/У -//б/бУ /

ЭН£РТОС£ Т6ПП0£КТ
О/рАО-Заледке отделение 

У/еяелрреР
/Солсродол/ ~Д ~у£— ■ fio p M o m

c t m -д/
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б 'л е ц и д э и х а ц и я о З о Р У д о Г а н  u p  ц гт от ерис/ло8

Поз И а и м ем о б ун и е
Тип,

м а р к а ,

р а з м е р

W чертежа, 
ГОСТ

t
бол.

Пасса  I
ед .
кг

Пнинеч.

У Г е актор заземляющий , конпл.
РЗДСОМ 

-  390/ЧО У1 с н . принеч. У У 885
8  г. у . м а с са  
п а с л а  3 8 0 к г

£ У п о р а , конпл. О Т -И АС-51 1

3 ПРобоб изолиробонньш t м дПРН 4 х 46
гост

2 0 5 2 0  • 75 3 С н . п р и н е ч . 3

Ч Полоса за зе м л е н и я , п
Cm. полоса Sa Я 

3 0 *4 ГОСТ 103 ‘ 76 3.0 0 . 9 4 см , п р и п е ч . У

5 Наконечник кабельнь/й, шт. ГА-5.Ч-16Н ГО С Т 9 58 1 -68 г 0.008
Н а га  л а г  ГЭ М  

у  9 79 г

6 Петаллоруко 8  ги б ки й , м р з -ц -х 4.0 Г п .л р и н г ч , 3

7
Hoped злектротехническйи 
ст альной. шт.

~/Гл-&,о5[о.12Ш
( L  = 2000 ) ТУ зч-чз- 4 44. г

Н а т а л  о  г

8 То ж е
к  л • 0.0S/0,12У/ 

(L *8 0 0 )
-1 0 (6 7 -8 0 4 V. 7 п п

9 С коба, шт. со  - го/зо
Т У  3 4 -  43- 

- 2 4 0 0 - 7 7 4 о.оч
ГГинзнерго

4 3 7 9 1

40 Уголок лерсрориробонный , шт
упр -о г

L  * 2 0 0
Гост

2 0 8 0 4 - 7 5 4 0.37 ч е ст ь  Ж .

Н болт с зайкой и дбуня 
ш айбам и , конпл П  45 *410

ГОСТ 
7798-70 8 Д ля кргп п ени я  

ПОЗ 4

12J То Нее /1 6 *  20
5 9 3 8  - 7 0  

11374- 7 8 3
Дпж креплгЯГ 

ПОЗ. 7, 8

УЗ | Д ю бель , шт\ ДТП 4,9 *40 \тУ(Ч-Ч-79п\ 5 С н .л р и м е ч ■ Ч

4. Устанобка разработана н а  основании чертежа QST- 314.597^ /980г, П д З  и  ft. Куйбы ш ебаг 

£. Гибкий нет аплоРУкаб м о р к и Р З -Ц -Х  (поз.б)озготаблибается красноярским  забодан 
злектромонтажных изделий.

3- Допускается золена про Год а (л о з .З )  на сталь лолособую ЗОХЧ,
Ч. Полосу Заземления к  металлоконструкции npt/6apumbf К  ст ойке прострели ть 

дюбелями С лоз. 33) лро помощи строительно- м он т аж н ою  пистолета о  соединить 
с  болтом заземления.

Прибегай

И нб. У/*

^ 07- 03- 331.83
У ст анобка  т ранссрорм от ороб еобст бенны х 

н у ж д  и  дугогаслщ их катушек.Нач. ОТПП Portencrfu^ 3i.0i.sz
ТИ П Пибень *j?7ш а г Стадия Аист Листоб

Рук. ГР. Фомин P P opL
Р 4й£т. ОМЖ. днуфраеёо Аи- у» - o6.iL

Черт-кенсц бомсуренко P3.8Z Уст анобка З а зем л яю щ его  
Реакт ора РЗДСОП - 190/4ОУЧ

ЭНЕРГОСЕТЬПРОЕКГ
Седею -Западное зтЗепенче 

Л ен инград
болиробал; Т/ориНа Ф орм ат  А З
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Спецификация оборудования и лштшлр£

м Наименование

Тип ,  
марка ,  
размер

мчертсжа\ 

ГО С Т  II
Кол.

Шил
e l
к г

Примечание

1 Реактор силоВой, КОМПЛ.
рзасоьг- 
- 2.30/63 (

!
№ npUMtH. i 1 995

дТ.Ч. масса, 
мосла з/5кг

2 Опора, ком пл. 0T~1f А К -21 1

3 ПраВод изолированный, м Л П Р Н М ГОСТ 
20520' 76 3 С м лрьт .З

4 Полоса заземления, м
т .ш т т

30*6 ГОСТ /03'76 3 .0 QM См. про меч. 6

5 Н аконечник кабельны й, шт. TA-S.6-/6H ГОСТ958/ %8 г 0.006
Каталог гзм  

1979г.
6 Металл арукаВ  ги б  ки и , /и РЗ-Ц-Х /м См. примени

7 Каров элект ротехнической 
стальной > шт.

ш щ ш т  
(1 * *2000) ТУ 36-63“ i U.2 Каталог

8 То ж е ш в ш ш ш  а *  *00)
2670-76 < 6.7 гэ м

Минэнерт  
/979г9 Скоба, шт. СО -20130

то зч- п~  
2Ш  - 77 i 0.06

(0 Уголок перфорированный, шт. ~7ГШ Г
ГОСТ 

20804'75 1 0.27 част ы
и болт  с гайкой и  а  бум* 

шайбами. компл М/2Х 1W
ГОСТ

7790-70 8
Алякрстет

(2 Т о ж е М 6*20
59/5-70 
//37/-78 3 Щя крепления 

поз. 7.8
(3 Д ю б е л ь , шт. А Г П Ш 6 0 ТУ/6-4-796'71 2 См. промеч.6

т оснокнии чертежа 06T.3/6J95, тог., мэз им. КуйбышеВа. 
марки РЗ'Ц'ЦШбтготаолиОасш Краснеет  irtopm

f А  о пускается замена праВоОа (поз.З) на ш аль полоспВую 30*4. 
я полосу заземления к металлоконструкции приварит̂  к  стойке прострелить От- 

оелями сиезиз) при помощи строительно-монтажного пистолета и соединить 
соаптом заземления.

W ssb -o i
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Спецификация оборцдо§ания и ыатвриа/wS

Поз. Наименование
Тип,
марка,
размер

N ч ер тещ 
ГОСТ

1
Кал.

Mm
ед.
кг

Примечали

/ Реактор заземляющий, компп. РЗКсоЛ 
-380/10 У1 См. примечз 1 137СВт. V. масса масла люке.

ог. Опора, компл. ОТ-12 ЛС-23 1
3 Пробой изолированный, м ЛОРН /Ж/б\~ JfP -7 S 3 см лримвчЗ
4 Полоса заземления, м cm. по/жоСЗ. ЗОхА ГОСТ /03 '76 5.0 ~о.У4см при меч 4

5 Ноконечник кабелоный, шт. ТЛ'5Р~/6НГОСТ958Г61 2 аооь
каталсОШ /973г

6 Ме/паллорукаВ гибкий, м РЗ-Ц'К /..0 См. примп.2
7 Короб электротехнический ста льнпй, _________ шт-

КП-0Р5]ШЯ1
и~ ш о)

ТУ 34-43- / П2 Которое
ГЭМ

Минэнеаео 
1979г

д То же
кп-6.0510,m  
IL-aoo)

-10/67-60 / 4.7
9 Скоба, шт. СО- 20/30 ту 34- чз - ~ 2000- 77 1 0.04
/0 Уголок персрарироВанньш, шт. упр-0.2L- 2DO ГОС Т _ с 

20304-75 / 0.27 часто ж

Н болт с гайкой и двумя 
шайбами. компл. м/2 * //а ГОСТ „ 779б-70 5915-70 1/37/-70

8 Та я ГрееЛёт
/703 1

12 То же 3 лая креплёно} ЛОЗ 7. в
13 Дюбель, шт. pro 0.5* 40ТУ/Ц-Ч-794-Ъ 2 См. при меч. 4

i  Устанобкп разработана на осноВалии чер mew B6TJ/4 553, /930г., 
Ю З им. Куйбышева.

2. Гибкий металл ору ко В /норки Рд~Ц~Х (лоз.6)изготовляется Красноярским 
заводом электромонтажных изделий.

5 Допускается замени лроВодо (лазз) на стала полосовую 30*4. 
ч. Полосу заземления к металлоконструкцииприВарить.кстойке пристрелить Меля 

(поЦЗ)лро помощистроительно -монетного пистолета и снеди нити с болтом заземления.

Уетанобка заземляющего 
реактора ррД,сом-з8и/10У1

энержетопррект
ЛенингоА

формат Яд
c p sn -o .
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Спецификация оЬарцдоВания и материалов

Иоь.
1

НаименпВоние
Т и п ,  

м а р к а ,  
р а з м е р

л  чертежа, 
ГОСТ Кол.

маа&
ед.
кг Примечание

1 Р е а к т о р  з а з е м л я ю щ и й , компащ т г р
p o a m u i- См .примечу 1 т о

В т. 4. масса 
масла ш кг

1 О п о р а > ко м п а . от- & ЯС-23 1

3 П р о В о д  и з о л и р о В а н н о ш , м НОРН П 25 2<ШоГ-75 3
0,9//

См.г/ринеч.Ъ
4 П о л о с а  з а з е м л е н и я ,  м Ч й ? » Тост ю з-76 3,0 См. п р и м е р

5 Н а к о н е ч н и к  к а б е л и н о /и , ш т . ТЯ-7-25Н гост asms 2 омкатало? ГЭМ _(97М-
См. прими/.26 М е т а л л п р у к а В  г и б к и й  м рз-ц-х 1.0

7 - Щ Г ^ е т р т п т е с Ш Г ^ ; К П 'М ш т
и . - Ш о )

Г У  34-43- 
-10167-80

1 11.2 Каталог
ГЭМ

Минэнерго 
1 9 7 9 3  

ч а с т о Ж

б То же к О 'О .а Щ т /
- Ц И Ш Ц . ( Ц П

9 С к о б а , ш т СО-20130 Т Т 3 4 - 4 3 -  
-  2.Н0П - 77 { 0.04

10 У г о л о к  п е р ф о р и р о в а н  н а ш , ш т . Гист _ 20604- 75 с 0,21
11

Болт с  гои кои и а в имя 7~~7 шайбами > КОМП/!.М12X110 ~ Ш Г ~7798-70
№ : «

6
/щ \я ^ е п ю

12 Т о  ж е М6*20 3
З й т х р е ш т

ПОЗ. 7 S
13 Дюбели, шт.№ *№ 0 Т М Я -794-Г. 2 См.примеч.4

1. Установка разработана наоснаВании чертежа ОБТЛВЩ 19М Шш.ШшеВа.
электромонтажных изделий,

о.Допускается заменаприбада (поз. 3)на стала полпсоВу/р зох4.
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Спецификация о5прцдо5ания и MamepunnoS
поз. Наименование

Тип,
марка,
размер

нчертежа, 
ГОСТ Ло/?|

Шщ
го
кг

Лримеч

{ Реактор заземляющий. кампл. рзАсом-
’ 7601/09/ См. лримеч) / 207С Зт.ч. масса

лмллмоь
2 Опора, компл. 0743 ПС-23 J _
3 Провод изолированный, л* ЛПРН /* 25 ' ГОСТ 20320-15 3 см. при меч.Ъ
4 Полоса заземления, м Cm полосШ 

30*4 ГОП ЮЗ-75 3.0 0,94 См. принт А
5 Наконечник кабельный, шт. ТЛ-7-25П ГОСТ958Ш 2 Каталог гм  

__ /979г. _
6 Металлорукав гибкий, м р з -ц - х 10 Гм. лримеч

7 Корой зректротехначескии стольной, шт.
КП-0.05/ай2УТ 
(L-2DDD) ТУ 34-43 1 П.2 Каталог 

ПАf
Милзнррго3 То же КП- 0,0510,1-241

(L - 8DO) -10/67-80 1 ~ Ь

9 Скоба, шт. СО- 20/30 ТУ 34-43- 
-Z400-77 4 0.04 /979г.

W Уголок перфорированный, шт. УПр-OZ 
L - 200

ГОСТ _ _  20804 - 75 4 0.27 чисть ж
Н Болт с гайкой и ааумя шайбами, компл. М12 X НО ГОСТ

7798-7059/5-70
1П71-78

8
ТСая крепАШн 

mi /
/2 Та же /4 6*20 3 ДОЯ Уреллена, 

лор. 7,8
{3 Дюбель, шт. РГП 4,5*40 ТУ/43394-71 / См. при меч. г,

/. Уста надкр раз радо тана на отдании чертежа 05T.3i4.569. /980г,МЗЗ им. Куйбышева.
2. Гибкий меташрукаВ марки РЗ-Ц-Х (поз. 6) изготовляется Красноярским зададим 

злектромонтпжных изделии.
3. Допускается замена провода на стало полосовую за* 4
4. Полосу заземления к металлоконструкции приварить, кетойке пристрелить 

дюбелями ( л о з . / З )  при помощи строительно - монтажного пистолета
и соединить с болтом заземления.

Привязан

ТШ й

‘Ю7-03-ЗЗШ 3/7
, Установки трансформаторовсабствент нужд и дугогасящих катушек

Нач.тпп Раменскиеfc g r 1змгг СтадииВист
ГМ Пибень озмег Р 16рук. ер. Фомин Щ1

Ст. инж.Днуфриебс /кФэ- oySL /Установка заземляющего 
реактора РШШ-Тбо/ют

жрготапраектСеВерП’ЗвпаЗное отделены Ленинград
ИнженерТше оид

копировал Янааи) формат АЗ
_ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ с ? т - д (
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Спецификация оЕорцдойат и м щ е р и а т

П05. Наим ш баяие

I

ш чертеж:, 
] ГОСТ
! в|в| -

Кол.
Mm
ев.
кв flpum .

1 Реактор заземляющий, компа, рЗАсам-'520/694 см.примеч\±  _2090 Вт.ч.шсса
мзтьООкг2Опара, компа. 0743 PC- 23 *(

3 Про Sod изолированный, М ЯП PH 4*70 ГОСТ ,  2052045 3
4 Полоса заземления. м Ст.ложойвК30*4 ГОСТ ЮЗ-76 55 0,94 См. притч.Ь
5 Наконечник кабельный, шт ТЯ-Н-70Н Г0С7958Щ 2 0036 КатаШгШ __4222 г . ,
6 МеталлорикаВ гибкий, м р з-ц -х 1.0 См.плит 2
7 Караб электротехническийсйтльнпи. шт. КП-0,05,/тЛ(1-то) ТУ 34-43' 1 4/2 Каталог

Минэнерго8 та же кп-олЩш 1 (1*600) .... -{0167-60 4 “ 4,7
9 Скоба. шт. CD-20f30 \fy~W -W-2400-77 1 0.04 4979г. 

4шш JL40 Уголок перфорированный, шт.~УПр - о2 ~  
L- 200. . 20804-75 ( 027

Н мнил. М 42* НО ГйСГ~7 7798 - 70 59/5-70 1/371-76
8 ДШртЫ

/2 То те Мб* 20 3 Длятлш лоз. 7.6
43 Дюбель, шт. &ГМ5Ч0 Тт~4П5к-Т, 1 Сн.лршт.3

кошнаВкарашЕотпна но осноВании чертежа ОБТ.3/4. 559, /380г. мэз 
им._Ш5шебо. а р
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С л е ц с / д Ь щ с / ц и я  o d ro /)p ’ab£0 '//£/j? и  //a /??spacy> fo £

ш / /a c /n e n o i a n a e
Ти/7,
лг&рхсг,
разпер

л/veparatto,
r o a r ito/.

Varea
/Зим
*9

/fiwsv&vus.

/ Реакт ор зазеп оя /ои ах/, /сам?*. • Ж , Cm. приме* / / 16VC
Sm -y. масса 
мама г//Ох/

/ Опора. ОТ-/6 JtC’30 /

3 /7рй£оО е/зо/7оро£а//#ь/ал ш/7}. Я0Р///*7О
ГОСТ

2052Q-75L 3
4 /7 о госа  за зеп оеп о .е , „ Оп.лолоеоЗая

_____30x4____

Т Я -//-7 С Я

ГОСТ/03-76 6(0 q$4 См.мрелчеиЗ
/СатхиазГУП

/9707.5 М гк опе</пак  ха£езбпе/а , и //». ГОСГ953Ш 2 <7,036
6 М ет аялорук аЗ  ео& а/а , м Р З -Ц ’Х /f0 См.лрг/меи.2

Рсхталог
ЛОМ

Пимзмзрза
/979?.

7 М о р о Р  элехт рат ехпоуесхи/ 
ОЯ70/Г£,//ОО. сия

Xn-0p5/0J-2iJ1 
( l  * 2000)

т у з Р Ч з -

’ /0 /67 -ВО
/ //,2

S Тож е w -opd a iW
(i s  £00) / 2.9

3 М а р к а  nem aoxavecxap  им, n r  4ff
УимемоЗсмр
Vnt&l6AOV¥CK7»V 4 ?

фгХф&?хОмиА

Ихххрап/еиа/ 
поз. //0

б о л /р < 2 га с/хоО  а  f fa n e  
и/с/и& гл/д___________________сот. П 2О *//0

roa r
7733-70 
S3/5 -70  
//3 7 /‘73

3
/ / T o j*Z ___________________________________________ A/£x20 3

<Ьрхр4/?лСМ1/А
ЛОЗ 7.3

/2 Л * 1 & г Р ^ .............. ш п. 4f/r4,Sx4o ГУ/3-У-70У-7? 4 ?мпри*ти 3

3. / /огосу зазепеем /е к  пета/г/юхопс/прох^ис/ лрс/баро/яб, к  стайке xpoe/opasovos 
2/o£e/j///t/foo3. /2j/?po ronoujo сг?рас//легб//о -  лм глогела  о
с$е$</#(//пь с  ОЬх/по// зазепхем /е.

/7pt/£jfst

Ц07-03-33183 э п
~ ,  Устсгмобха ~лрамс^..______

#уж& и Зргогааящс/х ка/пуи/ак
СОЗ&??3&YM9/X

У у п а х о В ха  за зе м л яю щ е го  
реакт ора P 3tfC 0/'-/320 //09 /
/Со/нфоВам:

ЗаеогдЗ

2 0

ЭНЕРГ0СЕТЫ7РОЕКТ

форнеГ/г, АЗ
PeuUUiOe/S

t-Ф Л Ъ -У /  j



Сперс/ф акара# оборубобани# а  матераало#

/,7о9.
//а а м е м о В а м а е

Тип,
м арка,
разм ер

У\'ф>/пежа,
Г0С7 КсА

Мвссй
*2
кг

П рим е*

/ Р еа к т ор  зазем ля/асуии, /сомы.
РЗрСОМ- 
JZO/3S У / см. пойме* ( / 3/00

Мсссаме&я
330кг

2 Опора, комлл 0 7 -/4 Л С -2 3 /

3 ПроВоб азолароВамме/а, м Л /7РН /х/£
г о с г

2OS20-7S 3 См.лримеу.З

4 /Г о л о с а  за зем л ен а # , м
ОттаюеоЗа*

3 0 *4 ГОСГ/03-76 2,0 а М опт. ш м к4  
/СаптмсгПН 

/972г.5 М аком еим ак к абеленА /а , и/т. T #-S ,4 -/6H /0C79S3/-63 2 ?рог

$ М е т а л л о р у к а #  габк аа , м р з - ц -х 7Д Смпммсу.2

7 К о р о б " злерт рот ехнауескек/ 
ст алАмаа. и/т.

к /г-орЩ Ш
(1:2000) т уз4 -4 з

-  fO /6?-eo
/ 7 /2 Каталог

ГЗМ
MtHMupte 

/973 г^  
yacme *

8 Т о ж е
К/7-00//ЦШ

(2 :3 0 0 ) / 4( ?

9 С к оба , и л ». с о -г о /з о
ГУ3 4 -4 3 - 
-2УО0-77 / 0Д4

/0 М а р к а  м ет аллаиеск сг#, комлл М 7  46 м/пемт^аj a ?
-/mMvxvvffemo / 4,2

блякрагммс*
/тал7

/ /
Болт, с  га а к оа  a  бЗ ум #  
и /а а ба м а . комлл- М 20К //0

ч
*

*
*

3
4** Арслкемил

/ГОЙ. т
/2 Т ож е м е *£ 0 3

Дклкрлме/л/л
пой. 7.3

/3 Д ю б ел б , и л ». дгп4 ,б*4о I i 7 См./?ромек4

/ .  УстомоВка разработала маоснабамаи ууатежа 0£Г.з /4302) /уза г Н Ъ и ^ ..^ * * * * * » *
2. /абкииметаллорукаб марка/̂ ^-Х(поз.б)азаол>а#ла#аелгс# Хракмо#росамза#о2ан 

елек/оромомтажмык илбелой.
3. Допускает ся зам ена npoBoJafaas. 3 )н а  слтола полосоВ у/о 30x4.
М Полосу заземлена# кметаллоконст/укуиалраВарйтА^сятабхепрлетрелот* 
б/обезяма/поз 73Jпри naueufu спроатек&мо- монтажного листолелтаисаебинитз 
с болтом заземлена#.

Мм3. У

Мм. О Ш  Раменской J& uc>/  №оз&
ГН/7

Ру к , ео.
1?т ?ам*.
fyem m .

ПибенА
Ф ом ам
Пмур#ие& А
Ка*УР& *А

ж л
2 £ К
to.SZ

П робелом

407-03-33183 Э/7

УстамобкО /грома 
нужЗ и  Зугогасящ и* кат&

Уст аноВка зазем ля/ои^его  
реактора P32C0M -3/0/3S У /

Ко/u p cU e :

СпеЛил Ласт Жс/с/пеб

2 /

ЭП£РГ0С£ТдПР0£К7

*£*0*900*
фермат ЛЗ

I

i
I

с р Я Ъ -o t
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?'цисрс/каце/р о^орурд^дмс/р // ма/лф>а/хха8

/7аз. Рсп/мемоЗагмае Тил,
марка,
размер

л/чер/пежа, 
roar /&А.

Уа/ХА
еЗ.
к»

фимачамие

/ Реактор зоземхр/аи/оа, комах. 2 3 4 0 0 м-
12У0/ЗЗУ/ см. /гриме/. / / 33/0

В г. у. массала/махл* / iW T fJ

2 O/jopa, комах. OT-/S КС-27 /
3 ЦооЗоУ азохироЗаммок/, м 000/11*16

ГОСТ
2OS20‘ 7S 3

4 Рохаса заземхемих. О/мю/ocolaX
30*4 rocrm-76 уо qx4 См./римен 3

S //акомоумик кабехемел/, Ш71. rp-sj./M ГОСГЗЗЗШ 2__0,00$КатхгАогЗЗм
1$79f.

6 Mcmaxxopt/xaS гиЗкии, М РЗ-Ц-Х /,0 См. кроме/. В
7 /Сороо эхе#/лро/лех//£/</еск//// ата/пмос/. шт. к й^рш йн  

f. 1*2000) ГУ 34-43- / //,2 КатахогГ
8 Тоже *0-4О!Г/4/.2У1 

( а  *300)
- 10f67-60

/ 2(3
КОМ

А/имэмерго
3 C/coSa, /от. со-го/зо ТУ 34-43-

-2 4 0 0 -7 7 / оМ
/979г _  

чаете £
/0 Марка металлических, и/т, HT-V6 ЧутсмаХсар/

У/ЖА/ММ/ / 4,2 4/х/рекламы 
/taj. 7

/У
болт с гайкой и ЗЗимх шаОЗами. J КОМОЛ- *20x110

ГОСГ
7733-70 /

1/х/ретамиА/9А%„ /
f2 Тоже *6 x 2 0

3313-70
11371-73 3

—uPJLlL__
Я*Ж */&7/t£MVfi

дч! 7 /
/3 ДюЗель, ш/л. 4Л74,£х*0 ГУ/4-4-734-7? г

—уэд* ХсО
См./tpt/мвг. 3

2. Гибкой ме/паххорука8 марке/ />3-Ц-х(/хн.7) /лгота£х//8о'е/пс* '/ГроаморрсклмеаЗобом 
З/ектромом/пажмых изделии.

3. /Толоа/заземлеми* к  ме/пахлокомст/х/кции криАрит^ к  сломе* /puanpeaz/ma 
Омг£ел/гм//{/гоз. 13) ара /гомаир/ с/гроитехама-мамтажмага моетохета //сое. 
дими/пь с Sox/пом заземхемир.

ПриЗхзам

Ш У

Ц 0 7 -  0 3 -  3 3 1 . 8 3 э п

hbv.07/7/) Ррмема
Уете/мо8кс1 трамарармотсроЗ ссдстЗемммх 

мижд о  9иеогасхи/их кат//и/ек.

УстамоЗка заземх*к>/цего 
- Реактора РЗДС0М-1240/33У/
Ке/шроЗах:

ЭН£РГОС£Г/>77Р0£КГ

3 3 6 -0 /



N

I
&

?
|£

, S

С пециф икация одоррдоёания и  мат ериалов

баз. П а а м е н о В а  м а е

Гил,
марка,
разм ер

Риертема,
г о с г Кол.

К.Гй
еб.
.кг

Примечание

7 Разъединитель однополюсный,канал. P M 3 -7 S -
-35/70009/ сн.лринеч.2 / 65

2 / 7риёод;  шл. /7 Р -У 7 ------/ / -------- / 23

3 СВетофар, шт. С С -2 см.лринву25 /

4 Спора л о б  разъединит ель, и/т. ОГ-77 5С  -3 3 /

5 З а л , шл7.
ГруЗа 32 
L  -  7/50 Г0СТ3262‘75 2 3,55

ф&ярр/геумлб 
Ло мести

Г7_

&

Короб элект рот ехнический  
\ ст альной  „ илп.

То  # е

КО-0,05/0/2У/
J j^ l£ O Q l_

Ка ^ 7 $ 0 )2Ш
ст-лалосоВаб

30x4

Т934-43-
-70167-60 

ГОСТ/03-76

/

/

13S

i / _

А'.'г/лу/гог
'Э М

_J S 7 9 j

Снлринеу.ЗП олоса  заземления, м 3( 2 qs4
9 Болт с  гайкой и  дёум я и/аибЬнцл&ю. N/6X90 ГОСТ 

7796-70 
59/5 -70  
//37 /-76

4 Элл креллелщ
ЛОЗ./

70 Толке N76x00 4 Элятсрелле.ш» 
ПОЗ-Я

77 ------ /г------ М £х 25 4 мякрел/>ени* 
ЛОЗ-3

72 Д ю бель с  гайкой, комлл- МВ О  N8x53 T9 /4-4-
‘ 794-77

4 /елхрелл&л/А
ЛОЗ. £ .7

73 Д ю б ел ь , и//л. 4ГЛ 4,5х4й 3 ____ 1̂ н.лримеч.З

/ См Вместе с  лист ом Э/7-25.
2. УстаноВксс разработана на осноёании-уерл/елка '</10.336. ¥ 7 0 ,7 '/977г. ЗЗЗР  

(разъединитель) и  кат алога Ц ////Т//9 7959ТСсВеторорд.
3. Полосу заземления к  металлоконструкция* /рибарить, к  стоихе пристрелить | 

дюбелями [поз. /3) при помощи строитель* о -момталсного пистолета a  ceeaiy- j 
нить с болтами заземления Всех аппгзатоВ.

■г* Поста£ляемь/е комплект но со сВетаа/гром лгамль/заменит е на лам пи 
6  2В О ‘/5.

ПриВяза/

(Ш В

^07-03-331.83 э п
Устс/ноВес/ трансформаторов 

собс/лВенных нилкб и  бигогасяихих кат ии/екНочОГЛ/7
Г М /ГоВень

93:03и
Сладу* /ист /7исл?оВ

ЙУК. м фони* Р 2 4Опшаевт /Ннрт-' °7-М
Упшвяшх.Зонанособа p l$ l УЬтаноВка однополю сного 

оазъединителя м р з 46-35//о о о у/ 
с приёодом /7Р-9/на опоре ОГ-/7

Э77£РГ0О£Гд/7Р0£КГ
СеВеро-ЗалсВкоеотВела/ел

РенинграЗ
^  /Зерна/» S 3

С ф 55 6 о /
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J  контуру заземления

L39

Спецификация оборидоВания и митериалоВ

ПОЗ. НоименоВание
Тип.

марка,
размер

Nчертежа; 
ГОСТ КОЛ.

мт
ед
ка Примечание

i Разъединитель однополюсный, компп. Ьназ- 2- -35/ твои/ смпримеч.2 / 85
2 Привод, шт. ПР-У1 -— "----- У 33
3 Светофор, шт С с -2 смприм.23,4 z n Am sm 1

i Аля Ко о. л
4 Опора под разъединитель, шт. 0 7 4 8 ПС-33 1
б Вал, шт. Труба 32 £”2/00 ГОСТ3262-75 3 6.5 Ллрнучточ-

нитытмрстч
6 Корин электротехнический стальной, шт Kn-D.05lC.mf 

( L-/600) ТУ34- мз- 
- /о/ву-ео

1 9.36 Каталог
ГЭМ
/979г.7 Тоже кп- 0.05/0,т / CL” 700),я { 4.1

в Полоса заземления, м Ст.прлорБапГОСТ/03-76 4.2 ОМ см.примеч.5
для креплена П03.19 В алт с гайкой и двумя шайбами, ком* М/6 *90 гост 4

W То же Ml6*60 7798** 70 
59/5-70 
1/371-78

4
для крепления 

поз 2
И Л/бх 25 8 ДляксетзШШшпкпъШЪч
12 М/обель с гайкой, комппАВП  М8х55 1Н *4-4- 

- 794-77
4

для крепления 
ПОЗ- 6.7

/3 Дюбель, шт.ДГ/7 4.5*40 3 См.примеч.5

2 Установка разработана на основании чертежа КЛО.336.470 /977г
63 д А (разъединители) и каталога ЦИНТИЭ /959г [све-~"— х

3. Количества устанавливаемых светофоров на опоре определяется б зависи
мости от места установкиразъединителя (см. листы эп-44± 64).

4. Поспщвляешк комплектно со светофором лампы заменить на лампы В220-/5.
5. Полосу заземления к металлоконструкциям приварить, к стоике присдюбелями {поз./3)при помощи строительна-монтажного пистолета и нить с болтами заземления веек аппаратов._

Ш

Ноч.тп
ГИЛ
и  гр.

ш.техн.

ш ш ъ
ш Г тФомин

o l-iL
m z

m m

407-03-331.83 ЭП
Установке/ 

нужа и дугогасящих катушек

энергосетьпроект
ШпЛ-и/ЖоЬореот-/в г̂ 0Ш % Т Ш ж

Стадия лист

25

Листов

формам вЗ
o p s u - a /
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Уплотнить

f l - f i

Ж
Спецификация оборудования и мптгоиплоё- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ; - - - — - - - - - - - - Г- - - - - - - - - - - - -

Поз. НаименоВпнт
Тип,

марка,
рот. 5 

f
CS 

$ Кая
шсса
ед.
кг

Примтниь

4 изолятор опорный, шт ОНШ-35-WPD-l £м примел. < 40.3
UOC-35-5DOVH < 16.0

2 Опора. ко мал. 0149 яс-зв /
4

3 Полоса заземления, м Cm. полосой*  aotu ГОСТ ЮЗ 76 S 0.94
4 Зажим опорный, шт. ЛЯ-3- i 1 193
5 Вал тс за Око и а двумяшааавии. компл. М(6*ВВ ГОСТ 4

для креплена ОШ-35
6 Болт с шайбой, кошт м т яз 7708-70 

6915-70 
U3 7Г76 
6402-70

А _ !___ 3/)Й крепления шнна внш-35
7 пршинноо шайками,_____10 комм. М/2Х0О 4 1 ЗШкЩтШИОС-35
8 Болт с шайбой, компл. мт го 4 для кремения №4 на т-35
9 Дюбель, шт ДГП 43*40 ТО 14-4- - 794-77 3 См.примпй

I  УстаноВкаразработана на осноВтши чертежей Я С ^ сд 1972г,СлаВянского арматур

2. Полосу заземления к  металлоконструкции приВаритД к  стоике пристрелить 
дюбелями (роз. 9)при помощи с/приительно-монтажноео пистолета.

3 Позиции, указанны е 6  скобках, относятся к  опорному изолятору 
нос-35-5002УК

При Вязан

7 Ш н 9

4 0 7 - 0 3 - 3 3 1 . 8 3  Э П

УстаноВка трансформаторов 
собственных тлкд и дуеоеосящах катушекН очш п PomphckB u : Ic u u u т т

ГИП Пиоень 03.0332 СтадийЛист Листов
Рукер. Фомин Q3&

Р 27Cm. am. ЯношаиеВа Т Ы г 0J.U
Интел Лиоье os&> Установка опорных, и зал яторса 

ОНШ-35-2000:1 и И0035-5001У1 наопооё от- /9
энергосетьпроекг

СеВРпа-ЗаподноеотдРАРнир__ Ленина ро\
копировал jtouutj формат $3

c p s T B - o /
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бод Я
Росшири/прли условно не показаны

Трансформатор Заземляющий реактор
Тип uytimmm

тгочеош Ш сш  
___да Тип ыустнтч

мгочфтт № £

тм-ав/6 ЭЛ'66 /330
Щ Щ Г ~

ЭП’ 43 740
№ f  -  m /вт 30-43 995

TM-25D/4D ЭП '66 4330
нУ д ш / -
•_т /№ 1 Э Л -14 9 55
РЗдсам-

З̂ООНот ЭЛ-46 4370

- Ш

Поз. Наименование
Т и п ,

м арка ,
р а зм ер

/ччертеящ

Г О С Т
Кол.

Мт
ед.
хг

Примечание

/ Трансформат ор силовой, кант {
См. трдщу

2 Реактор заземляю щ ий, кпмпл {

3
Разъединитель однополюсный 
с  приводам Л Р -У 4 ,  кампл.

РНАЭ-4В- 
’ 33//ООПУ4 Э П -2Р 4

4 Светофор, компл. С С -2 { учиеншеци 
Факта ДШ'-

5 провод ст алеалюминиедый, м flC-SO/d гост о т о 4 0.2
6 Зажим аппаратный прессуемый,ил Й 2Н -50-2 3 а /6

7 Зажим отбетбителоный прессуемый 
разъемный,  ил on - so-г 4 азе

1. На чертеже услоВно изображены силоВой трансформатор тм-23о/н 
и заземляющий реактор РЗД СОМ - 38DJwye.

2. Взаимное расположение оборудования при у  ста но Вке В отрыве 
от здания сохраняется.

тттн-

Нач awn ~Рдиенский
гип ЛоВено V338Z

ПриЙязан

^ 0 7 - 0 3 - 3 3 1 . 8 3  з/7

л.111илии*а п/уцт.шиимц/пииии
собственных нчжд и дизогасяш их котишек
КоыпаноВкаузла заземляющ их 
реакт ороост р

Стадия \Лист \ЛистаВ

формат НЗ
t g s n



ВиаД Спецификация оборудования и материал об

Лоз. Наименование
Тип,

март.,
размер

Л  чертежа, 

ТОСТ
бол.

Моей
ед.
кг

Примечание

Трансформатор силовой., комик
Реактор заземляющий, комм
Разъединитель однополюсный с  
приводом ПР-УЬ комол

т Ъ ‘15
- 3 5 Ц 0 0 0 У 1 э п - г ч

компп. ссг Фитл.злгч
Пробод шапеилюминиевый, шт. ЙС- 50jb т гб звйи ог

ftm -50-г о м

о м

Т р а н с ф о р м а т о р З а з е м л я ю щ и й  реактор
Т и п ЛустоноВ.

чертежа.
масса.

кг Т и п
Иустанов-
чертежа.

Масса
кг

Т м -г з о /Б Э Й ‘6 6 т о
РЗДСЬМ'
4131631 Э П -1 3 т
рздеом- 
' Р30/631 3 0 ' 15 3 9 5

Т д т гзо /ю Э П ‘ 6 6 1 3 3 0
РЗЦС0М-
i№ ) W 1 зп• м 9 5 5
РЗДсО м'380/ЮУ1 Э П -1 6 1 3 7 0

1  Но чертеже условно изображены сило б о и  трансформатор Т М 'В б О /Ю  

и заземляющий реактор Р з д с о м - 3 8 0 / m t  

Z. Взаимное расположение оборудования при установке в отрыве от 
здания сохраняется.

Привязан

инб.Н

^ 0 7 -  0 3 -  3 3 1 .8 3  ЭП
Установка трансформаторов 

собственных ни ж д и  дигогосяших кптшгт*Начато

Ii 03SZ
Рио ПибенЬ Шп/А03Ш&2 Компоновка узла заземляющих 

реакторов с  трансформатора-
Стадия Лист Ластов

т е р . Фомин Ф ч c i.il Р 29Ст.инж. ЯнуФоиева o}.Sl
Онжен. Лурье. <т Ш ? Общий, вид с  реакторами Рзцсоп- 

: 115/6У1. РЗйт-гзо]бНРЗйсомщюу1
жргосетшоект
ГеЛяш Западное ояюсяемче

РЖОм-звоНощ. Вариант1 1 ubnjtwxtd |

КоппппЫт сЬ ьоЬ .—__________ формам ЯЗ
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Вид R Спецификация оборуМиния и материалов

Поз. Наименование
Тип,

марка,размер
j !  чертежа, 

ГОСТ
!

Кол. ‘д л и н

сд.кг
Примечание

1 Трансформатор сипоВой, к о м п а 1 См. таблицу
2 Реактор заземляющий, компл. 1
5

разъединитель однополюсный 
с приводом П Р ' У /; компл. т з - 16- - зуюотл

З П 2 4

1
4 СВетофор, компл С С 2 / ШенССлец. memo зп 2 ч
5 НроЬод сталеапюмикиеВый, м ПС-60/8 ГОСТ 83980 4 02
6

г к $11-а•$11 Д2Д-502 3 0,16
7 Зажим отбетбитульнЫй прессу

емый. разъемный, шт. О Д - 6 0 - 2 1 0.36

1. На чертеже услоВно изображены силоВои трансформатор ТМ-630/Ш 
и заземляющий реактор РЗДСОМ - 760/ /ОШ.

2. Взаимное расположение ооорудоЗания при установке 
3 отрыЗе от здания сохраняется.

Трансформатор Реакт ор заземляющий

Тип лчстанаб.
чертежа.

масса
кг Тип Л  лета ной. 

чертежа
масса

кг

ТМ-Ш/6 ЗП-67 I860
РЗДСОМ-
т /6 т ЗП- 17 1370

ТМ-630/6
ЗП-66 2700

~РЗДШ~
зго/вш 30- 19 2090

ТМ-630/10 рздсом -
760/1031 3 0 - 18 2070

Привязан

1/н6. Я _ _ _ _

H 0 7 - 0 3 - 3 3 I . 8 3  э п

.  уст ан овка  трансфсрмптороб 
собственных нужд и. дуга гасящих катушекДач ото РоненскиЫ пзт

ГИП ПабенЬ ni03.il Компонобка узла заземляю - 
щах реактороб стринсформа•  

торами у  ЭРУ

Стадия Лист Ристоб
Рзк.гр. Фоним 2ЯЗ*+4. 03X2 Р 30Cm. июк. Йншиеба •.и г.
инженер Судьбина М Л Общий Вид с  реактором РЗДСОМ 

-  Ч60/6У1. Рздсом-9Щ6У1; рздсом- 
760/1041. Вариант 1 .

э н е р г о с е ю т о ш
СеБеро-Западное отделение 

Ленинград
V а

Нопчробап d)eob- фопм ПЗ tip S rt ’Of



45
Спецификация оборудования и материалов

Поз. Наименование
Тил,  

марка, 
размер

J  чертежи, 
ГОС1 Нол.

Шт
ед.
кг

Приметное

1 Трансформатор сил обои. конм 1 См. таблицуZ Реактор заземляющий, к о ш 1
3

Разъединитель однополюсный 
сприбодом ПР'У1, канал

РНДЗ-/6-
'35/Ю00У1 эп-гч

1
1

б Сдетофор, копал. СС-2 ; / Укншзл-Ш

5 Пробод столеолюпиниебый, м ЯС-SO/B юсгвто б 0,1

6 Зажим аппаратный прессиепыйш лея бо г 3 0,16

7Зажим ртбетбителЬныО. прес
суемый разъемный ,  шт. ОЛ -50*2 1 036

Трансформатор Заземляющий реактор
Тип Листан.

чертежа
Массакг Тип Листан.

чертежа
Массакг

тмлоо/б ЭЛ'67 1850
РЗАсбм
Чбо/бб/ ЭП-17 1370

ТМ-630/6 ЭЛ-68 3700
рзреоп
зго/66/ 3 /1 /3 то

тм-бзоро рздип
760/10Ш ЭЯ-/8 гою

1 На чертеже успоВно изображены шоВои трансдзормши̂  nrvou/iu 
и заземляющий реактор РЗдсоп- Ш/toyi.2 Взаимное расположение оборудования при установке S отрыВг
от здания сохраняется*

Лрибязан

MZ
^ 7 - 0 3 - 3 3 1 . 8 3 ЭП

М от о РоненскиВТ. собственных нужО аауш асящ их котишек
y fM
т .̂ р

Пибенб

Cm. am.
Фонон

Ражен.

озЖ
01.41

Коппонобка узла зазенпяю- 
щах реахтороВ странарорна- 

торопи у  э р у

Спадая Лист ЛастоС

31

£ш3иш1. *1Ш.

Копировал Ф&о/Ьиь— НмттЯЗ
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Трансформатор Заземляющий реактор

Тип
Нустанобт 
него чертежа

Масса
кг Тип

К устанойон 
ного чертеж

Масса
кг

ТМ'ВбО/В ЭП-ББ 1330
РЗАСОМ -
- 115 f 691 ЭП'13 т
РЗАСОМ ~

~гзо1В91 ЭП'/S Э35
тм-гзо/ю ЭП'ББ 1330 ЭП'!Н 955

ЗП'/б 1310

Спецификация оборудования а материала!)

Поз. НаименоВание
Тип, 

м арко, 
размер

Учертежа 

ГОСТ
Нол.

Мост
ед
ка

Примечание

i Трансформатор силоВой, компл. / Сн. табли
цуг Реактор заземляющий, компл. /

3 Разъединитель однополюсный с  
приЬодом ПР-У1, компл. РНДЗ' 15- 

-  351/00091 э п - г ь
/

У СВет оф ор, компл. СС-Е / УчтеиВащф 
нации л. ЭП'&

5 ПроЬод сталеалюминиеВый , м ЯС-50(8 ГОСТ 839'89 13 о ,г

в Зажим аппаратный прессуемый, шт. ягя -5 о -г 6 0,1В

7 Зажим отВетВительный прессуемый 
разъемный, шт

0 Я 5 0 ‘ В * 0,36

8 Кронштейн шинного ВВода, шт. СМ. примем. В t _ _ 1
[с  опорными изо 
уинмр̂ т* ЯРЮ

1. На чертеже услоВно изображены силоВой трансформатор ТМ -850/10  
и заземляющий реактор РЗДС0М -380/10У1.

В. Необходимость поставки заВодом кронштейна шинного ВВодо с 
опорными изоляторами типа ШФ-10 огоВариВоется В опросном листе 
на изготоВление НРУН.

Н 0 7 - 0 3 - 3 3 1 . 8 3  эп
Установка т рансформат оров г  нужд и аугогасящ их катшсобственных нужд 

КонпондВка узла заземляющих р е ' 
актарао с трансформаторами п 
‘"'Чн со стороны оыключател‘

Лист

Р 33

тушен

Копировал УлЦ.Г

с  реакторами щ сом - ЭНЕРГОСЕТЬ ПРОЕКТ 
'  **n>el,if РЗАСОМ' isofioyi Сейфа-Западное omd&iewe 

—- - - - *  Ленинград
" Т а й й г з г  - - - - - -
________ Cfsn-Qt
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 Г Спецификация оборудоВания и материалов

Поз. НоименоВание
Тип,

марка,
размер

К чертежа 
ГОСТ

Кол
Ноет
ед
кг

Примечание

i Трансформатор силоВой, компа . i См. таблицу •
В Реактор заземляющий, компл. . L
3 Разъединитель однополюсный с 

приВодом HP- 91, компл
т $  16-
’ 35//00031 зп-го

/
ЩпёнВЪщ/йф1Ша9.А АгМ.0 СВетофор, компл СС-2 Т

5 ПроВод сталеалюминиеВый, м ЯС-50/8 ГОСТ 839-80 J3 0,F
6 Зажим аппаратный прессуемый, шт. ягя-50'Z i 0,Н5
7 Зажин атВетВительный прессуемый, 

разъемный, шт. ОЯ'50'Z 4 0,36

8 Кронштейн шинного ВВода, шт. сн.примеч 2 / Топорными ПрС wmopatiu Ш р Щ

Трансформатор Заземляющий реактор
Тип

Нустанобоч 
ноги чертежа

Масса
кг Тип

Нустанобоч 
юго чертеже

Мосса
кг

ТМ-гя/6 30-66 1330
РЗДСОМ-  
-И5/ВУ1 30-/3 т

РЗДСОМ'  -гзо/бш 3 0 ' /5 995

тн-гбо/ю 30-66 1330
рздсом- 

~ /90 нот ЭПЧ9 955
РЗДСОМ - 

-380/1091 эп ч в т о

I  На чертеже услоВно изображены силоВой трансформатор 7М- 250/ Ю 
и заземляющий реактор РЗДСОМ-380/10 H i.

2. Необходимость поставки заВодом кронштейна ш инного Мода с  опор -  
ныни изоляторами типа ШФ Ю огооариВается В опросном листе на ш - 
готоВление КРУН.

* * 0 7 - 0 3 - 3 3 1 . 8 3  ЭП
Устаноёка трансформаторов собственных нужд и дугогасящих котишек

КонпоноВка уэло заземляющих реакто 
" с трансформаторами у К  РУН 

со стороны Выключателя
Стадия Лист \ Листа

30

) Вид с реакторами РЗДДОМ-т/ш, 
РЗАсоМ'гзо/бШ'РЭАСон-Щюзг.РЗАсон- 
380/ЮШ- вариант R

ЭНЕРГОтьПРОЕИТ 
Северо-Западное отделение 

Ленинград___
Konupofcu/fa формат ЯЗ

cp sSZ -v ,
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Трансф ормат ор Заземляющий реактор

Тип
Нустаньбоч
ного чертеж

масса
кг Тип

Нустанабоч
ногочертт

Масса
кг

T h 'tso js эп-вв 1330
РЗДсам - 
- П5/6У1 ЭП-/3 71/0
РЗАСОН-

-гзо/БУ! ЭП-15 395

Т Н 'Щ й ЗП'ВВ 1330
РЗДСОМ -

-m noyi ЭП 'Щ 955
рздсон  -  
'3 80 /т у  i Э0-/6 т о

Спецификация ооорцдоВания и материалов

Поз.

т

НаименоВание
Тип,

марка,
размер

Н чертежа, 

ГОСТ
Кол

Ноеса
ед.
кг

Примечание

Трснсфорнатор силоВой, компа. i См. таблицуг Реактор заземляющий, конпл. 1
3 Разъединитель однополюсный с 

приводом ПР'91, конпл. РНДЗ- 15- 
-35/100091 эп-гh /

о СВетофор, конпл. сс-г /
Учтен/} спеца 
риноции л 302к

5 ОроВод сталеалюминиеВый, м о с - so le гост т - 80 2Б о,г
6 Зажим аппаратный прессуемый, шт. оео'5о-г 6 0,16
7 Зажин отоетВительный прессуемый, 

разъемный, шт. он'SO'г * 0,36
сапорными изолятора-8 Кронштейн шинного ВВода, шт. смпримеч- Z /

9 Кронштейн Воздушного ВВода, шт. 2 ми ШФ ЧО

I  На чешете услана изображены силоВой трансформатор Тм-гзо/Ю и зазем
ляющий реактор РЗДСОМ-380//09/.

В. Необходимость постаВки заВодом кронштейноВ шинного и Воздушного 
ВВодоВ с опорными изоляторами типа ШФЧО огоВариВоется В оп
росном листе на изготоВление КРОН.

Орийязан \

ШнБП* 1

*№ 7-03-331.83 Ш
Установка трансформаторов 

собственных нужд и дуго гасящих натушенНачОТПП РаменскийLlaiuucc am
run ПиВень й Й й ЙШ.82 КомпоноВно узла заземляющих реак

торов с трансформаторами у  КРУК 
со стороны коридора аосшиВатя

Рук. гр Фомин o&f..
Р  35йп-инж йнуфриеоа Ас*(9П-es.ii

инженер ЙУРье оз. те Общий Ы  с  реакторами РЗДсим- 
чи/бУ/, РЗАшм-гзо/т рзасоМ' оо/юу/

э т т с Е т ь щ т
РЗДСОМ'380/ШУ/. Вариант х \ петтщмо |
Комробал м,\_ формат А
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Спецификация оборудования и материалов

Поз. Наименование Тип, 
Марна, 
размер

Й чертежа 

ГОСТ
Кол.

Чассп
ед.
не

Примечание

Трансформатор силоБой, номпл* / Смтаалицу
В Реактор заземляющий, номпл. /
3

Разъес/инитель однополюсный с 
приЪодом ПР-Щ, номпл.

РМАЗ-  15- 
-35/100091 ЭП-РА

/
н СБетофор, номпл. с с -г / Учтен 5 спеца- 

фокщщл ЗШн
S ПроЬод сталеалюминиеБыйr м КС-5018 ГОСТ 839'80 26 0,2
6 Зажим аппаратный прессуемый, штm -so -г в 0,16

7
Зажим отВетВительный прессуемый 
разъемный, шт. on- so-г н 0,3В

8 Кронштейн шинного ЬЕода, шт. Р / с опорными 
изолятора- 

ми ШФ'Ш3 Кронштейн Боздушноео ББода, шт iff- прцмвч* с
2

Трансформатор Заземляющий реактор

Тип
ЧустанабаЧ'
чогочфпет Масса

кг Тип
НустанаВоч 
нога черта:

Масса
кг

ТМ'850/6 ЗП'66 1330
РЗАСОМ"
-% W 1 э п ч з т

Щ сом
-гзо!бШ ЭПЧ5 $95

ТМ'Щ Ш эп-ев 1330 * № > эп ч п 955

* * ЭПЧ6 1310

I  На чертеже услоБно изображены силоЕой трансформатор ТМ~ eso/iO и заземляющий 
рвантар РЗДС0М-380/1091.

В. Необходимость поста они заБодам нронштейноЕ шинного и Воздушного ББодоБ с 
опорными изоляторами типа ШФ'Ш огоБариВоется Б опросном листе на шго~ 
тоБнекие КРИН.

Роненскиб %

*} 07-03-331.83 эп
_  Устанорка /o / /U l.b u /u / /n K » iu v w

соостоенных нужд дугогасщих натушен
НомпоноБна узла заземляющих реок- 
тороЬ стрс ~" ‘ 
со стоит/

run ПиВень
Стинж.

озж
Ш
пли

Лист
36

ОШ с peamopam РЗАСОМ-

iWfQJIf <Ы(/{ОЛ1 ГОЦ1МП'№
РЗАСОМ-380/ЮНГ вариант И

Ж РГО С ЕТЬ  ПРОЕКТ
СейерО'Запоаше отделение 

Ленинград
формат пз

L tsprSl-c{
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Вид й

Рас шири тело Условна 
не показан

Трансформатор Зоземлящий реактор
Тип

Hycmme. 
черт та мосса

к г Тип пустонш 
чертеже

масса
кг

ТМ-Щ ЭЛ-67 /850 РЗа ЩМ-
w /e o t эп-п та

ТМбЗО/6 ЭО-68 2700
ЭЛЧ9 2000

ТМ-63О//0 /щсоя-
? т т . ЭП-№ 2070

Спецификация оЗорудаВания и матери алоЗ

Поз Наамшбпние
Т а г

марка,
размер

Н  чертежа, 
ГОСТ Кос».

Мтс
ев.

кг
Притом

( Трансформатор силовой, компа f см. mod/!.
2 Реактор заземлятнй, комол. /
3

Разъединители однополюсный 
слриВодамПР'Ш, комол.

рн д з-и - 
-35//тот ЭП-2Д 1

4 СВетофор.\ компа СС'2 / учтвнашн
/мстяЭП-гА

л Провод сталеалюминиеЗш м т-5о/в rocrs39-to /3 0.2

л Зшм аппаратный прессуемый шт.Я2Я S0-2 6 0./6
7 Зажим отоетВотелоный прессуемый 

разъемный, шт. 0Я-50-2 4 о.зо
сЩашшйм
пягорашшнсб Кронштейн шинного Ввода, шт см.промтЛ i

I Но чертеже условно изображены силовой трансформатор тм-бзоро 
и заземляющий реактор РЩеолн 760/ю\

2. Htotiходи моста поставки заводом кронштейна шинного ввода 
с опорными изолятороми типа ш ф -м  оговаривается В 
опросном листе на изготовление КРУН.

7Т н Г

< t Q 7 - 0 3 - 3 3 m эп
Установка транстормашросг собственных нужд идугоеасящих катушек

ксишробт ЛниЩ ^ирмотлэ
bpsrt-o/
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Спецификация пВоруРоВания и материалов

поз. Наименование Тип,марка,
размер

нйертеш
ГОСТ кол

Мцси
ед>лг.Вримечпнш

1 Трансформатор силоВор комп л. /
См. таблицу2 Реактор заземляющий, комол. /

3 Разьшншпела аднпппл/оснт 
с приводом 00-31, кампл. рнАЗ-fS- '35/тоощ ЗП-24 {

4 СВетафор, компа. СС-2 / Учтенасизц. пиши эп-Шц

0 ЯроВод еталеплюминаебый м яс-so/s ГО СТдЗШ /3 02
в Зажим аппаратныйпрессуемый.шт НШП-2 6 0J5
7 Зщким отЗетВите/шный прессуе

мый разъемный, шт.он-50-2 4 0.36
6 Кронштейн шинного ВВода, шт. ш.примеч.2/ с тряътш- 

тзатошфк

Трансформатор Заземляющий реактор
Тиа Ш/ШОд

чет ем
масса

не Тип нуст т з
Ш Ш & Масса

ТМ -Ш /б эа-67 /050 щ с , ЭП-17 /370

ТМ-бЗО/б
00-60 2700 т е ЗП-/3 2000

ТМ-бЗОрс (щсом-
76№ Ж ЗП-iS 2070

/ На чертеже условна озодражены силоВой трансформатор 7М-азо//о 
и заземляющий рвашрр щсам- 7бо//ш
с опорными изоляторами типа и/Ф -/о аеобариВреглся о  опросном листе 
на изготовление КРУП,

Привязан

I

\UhU_1_ _ _ _ _ _ _ !
407-03-331.83 э п

тот раменам Ъ й й г тт
“  Уст анабки транирорматопаО 

соастВенных нужд и  дуга  гасящ их кат уш ек
Компановка узла заземляющих 
реакт ора В  с  транврорнатрам 
у крон со стороны Выключателя

Стонал лист ушипоо 1
чочшия/шпшштшуш
швшЕШшшшашешшу. Р 38 f
пш ена

$

&./Л- 05ща0 боО с  реакторами РМсам
№ Ш Р 4 Р 0 М ' £ 2 0 / /> У * .  Р М С О М -  

-1бо/то/. оариан т Л
знергосетроект
Ш ерв-Зт джт Ш енне

Ленинград
V 7 tf 1

СрОГбгО/
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Трансформатор Заземляю щ ий реактор

Тип
N уста mb 

уетт
масса

к г Тип мустанос
чертежа

/лассо

тм-Ш/б 3/767 топ ш еом-
Ш Ш 3 0 4 7 /370

ГМ-бЗО/6

ТМ-БЗО/ti
эл-бд 2700

рщеом- 
920/60L ЭЛ-/9 т о
рзасом-
т т т ЭЛ- 48 2070

Спецификация oSopydoSa/шя и материа/шб

Ша Наоменобоние Топмарка,
размер

ниертет,
ГОСТ

I—  

Km.
1--- -
Mmed-кг Примечет

/ Трансформатор сило Пт/, комол i см.’мблщ
2 Реактор заземляющий, каипл. t
3 Разъединитель аднололюенш) шиВодом ПР-У1. компл. ЩЗ-/5- -35/той/ ЗЛ-24

i
4 Штофир, кимпл. ВС-2 i ицтСй Нащлиста зт
5 НроВод сталеалюминиеВый, м яс-so/s ГШ83Э-». 26 0.2
6 Зажим аппаратный пргссцгмыйжН2Я-50-2 6 0,/b
7 Зажим ответВительный прессуемый разъемный, штOfl-SO-Z 4 а л
в Кронштейн шинного В5ода, шт f*fj nnnUPV < 1
9 Кронштейн Воздушного ВВода, ит 2 Флорами ш<Р к

Вопросном пнете на азгатоВление К  РУН,

фо+ ,/тМЗ
OpSTiVl



И
нв

М
'п

од
п. 

П
од

пи
сь

 и
 б

от
а 

вз
ам

.и
нд

н^
 

4
0

7
-0

3
-3

3
/.

 8
 У

__
__

_ 
I Т

ип
об

ые
 пр

о
ек

т
н

ы
е 

п
еш

ен
а

я_
__

__
__

__
_А

но
до

м 1
 

П
88

т
м

* 
7J,

-5
5

S 4

Специф икация адорудоВания и материалов

Паз. НаименаЗание
Тип, |  
марка, 1 
размер

мчертт
ГОСТ Кал.

Мат
&
кг

Примечание.

i Трансформатор силпбой, кот 1
СМ таблицу

2 Реактор заземляющий, компл. /

3
Разъедини тело однополюсный 
с приводом ПР-УЪ компл.

РНДЗ-Ж-
-35/W0QM

эп -гь
4

4 СВбтофор, компл. сс -ч / учтен е спец. 
Листа ЭЛ-24

S Продод сталеалюминиебыи\ м ЯС' SO 18 гп ст езт 30 0.2

6 Зажим аппорат/мй прессуемый, шт.Я2Я-30-2 6 о м

7 Зажим отбетЗшпелоный прессуемой 
разъемный,  шт. OR-50-2 а 0J6 !

д Кронштейн шинного б8ода, шт. см. лриш'* 1

9 Кронштейн Воздушного Збода, шт. 2 ton oM ivvivi 
шторами икр-ю

1 На чертеже услад по из одра жены солод ой трансфор
матор тм - 63о/w о заземляющий реактор 
щ т - 7 6 0 / m i .

2 Необходимость лостадка заводом кранштейноВ 
шинного и Воздушного дЗода с опорными 
изоляторами типа Ш Ф -/0 агодариЗается
3 опросном листе на изготоЗление КРУН.

Трансформатор Реакт ор заземляющ ий

Тип
нчтанон.

чертежа м а м Тип нустной
чертежа

масса
к г

тм-т/б ЭЛ-6 7 /630 рШ шл-
m /sa f ЭЛ-47 /370  '

ТМ-630/6
ЭЛ-66 2700

р за ш а -
92С/ВЧ1 ЭП-/9 -1 3 3 JL -

тм-езо/м РЗАШЛ-
J2MUSHJ. ЭП-16 2070

Привязан

ИНОМ9 — - - -
407- 0о'“ 331.о$ g p j

* 7 Уст ановки транссрорматароб собст беннш  н аяд  
и д у го е о сщ и х  кат уш екШ чШ п Роменсщ ш т

ГИП пибет тт Компоновка узла эозетшщихргакт 
роб с трансформаторами у  КРОН 
со стороны коридора управления

СтадияАист Листов
Ряк. ел Фомой 03.21 Р АОCm. онм. януфриеоа А й р o }.lt
Инженер Саладина Сшмч Общий б о а  с  реактором 

РЩС0М-Ш/6У1,РМСМ 920/бШ _  
рзасом- 7бором. дариантЖ

щ г р ж ш т к тШро-залядж отделение Ленинград
V >7 *

копира San -fluuttf фирмам Яд

ii

CjSSl-Ot



Ш
Ж

ло
&

г. 
\/

7о
д/

ш
сы

/д
от

а 
8*

ам
ан

Ы
е\

 
. 

-
 

/7
3

3
гм

-7
/-5

5
Ти

ло
ён

е 
лр

ле
кл

ун
ьи

 р
е

ш
е

н
и

я
_
_
_
_
 

—
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
.

С пециф икация оборудования и  мат ериалов

Поз. Наименование
7ип,

марка,
размер

Уие/упежр
госг Кол.

Насей
ед.
КЗ

Приме*.

/ Реактор заземляющ ий, компл.
P3JCOM- 
3/Q/3S у/9/7-2 /

/
г/оь

РЗМСОН- 
•020/33 У * 9/7-22 U70

2
Разъединитель однополюсный с  
д&умя заземляющими нолкани 
с приёодон /7А -у/, комля.

Р М 4 3 -2 -

•36//ОООУ/
9/7-2S 2 вариант/

3
Изолят ор опорны й, шт-

онш-зб- •яооо-1 9/7-56 2
top

¥OC-3W0l# /6,0

4
ОНО/-35- 
-2000-1 9027 / 4о.з
WC-35-ЯХЯ*

f7r
/5,0

S Проёод сталеалюмимиеВый, м 4С- 7о /н П7СГ 339-so 37Щ0(6/
6 Гирлянда изолятороб натяж- J/ая одноцепная. комля. 4хЛС70-р 407-0-/34 

3П-М -S3 и 2 (Ш
7 Зажиу аппаратнь/и прессу- рмь/и. шт. Л2Я-70-2 7 0/7
8 0 2 -7 0 -/ 2 0/5

3 Консоль,  канпл. МТ SS ЯСИ-М7-024 жжж.
МТ 60 CCH-H7-02S 2 Г  Для ж. -б- 

222 портала

/. См Вместе с лист ом Э/7-42 ____
2. Устаноёку трансформаторов см. лист L____Zj
3. Пунктиром показано место Возможной уст аноёки заземляю 

щ его реакт ора у  т ранс форма т ора 72.
4. Элементь/j изображ енные т онким и пиниями, н е Входят 

ё  объем денного лист а.
5. Нстамоёкуконсолей(поз. 9)для крепления ои/инобкисм. лис/» ЯС-ЗЭ.

Привязан

ИнВё____
407-03-331.83 9 0

У ст анобкс/ т рснсф рнат сроёсядет - 
ёеннь/х нуж д и  д и го га сяш и я к& т ьш уек__—к.

ГИ/7 
Рул- гр.

/7и£енЬ~
СЬомиН

•Ваза
Qi.it

Конпонобка узла одного РЗ/сак- 
-370/355/и620/35У/нс/ЛСс/ф-рани 
//ОкВ мощностью 52*25ме-Я

Лист
Р 4 /

Тт-ияж.Ннуфриеёс of.u
П лан

ЭН£РГЯС£Т6/7Р0£КГ 
Севере •3?/ю&юеатЗе<*>л*. 

ЛенинюеО
1

Копировал ;  б ш / фсры&тЛЗ

C ffS t-Q f
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С ’/ЮЦС/рЬС/РОЦС/Л обЬрУ<РоЛ&М£/Р 4/ Ма/Туе/ЗиСУЛоб

Поз. М аим еноёание Тип,
марка,
размер

л/иераюма, 
Г  л е г Кол.

Чзксй
еЭ.
кг

Лримву.

/ Реактор зазем4Ж/ощиаРкомол.
Ьздсдм- 
-3/0/35 У7 ЭЛ-27

2
2700

fSjcOM- 
-620/35 У/ ЭЛ-22 2670

a
Разгебини/пе4Ь обнооол/оснье/с 
б6уме зазенлл/ощ има ноне ома 
с лриёобом /70-У/. комол.

0//4 3 -2 -
-3^/00037 ЭЛ-25 / вариант!

2 вариант!

3 Изолятор ооорнь/и, шт.
0 //Ш -35--0000-7

Э/7-SS 2
ш

ШЖ-ШЯ 75,0
/ ЛроёоРелтаАеарнумимаеёь/Р, м 0С-70//7 лтсгтл0 ш> №
б /ирАбнба азо/tжтороё матжж-нал оаноиеонал. комм. 4хЛС70'4

407-0-/3 У ЭО-Л-53Н г 77,0
6 Зажи# алларатнь/а прессу- емь/и. шт. 020-70-2 0 0,77
7 Зажим отёетбатеАЬньк}, плессиемь/а. а/т. 00-70-7 2 0,76

8 Консоль, комол. MT5S 6СН-М7-024 2 7М
7/тр нотах ~ 
ШЛфтма

М760 4СИ-М7-025 22,3 4x6 лоб- оортаха

D
t  Cm. Лмеет ес лист ом  Э Л -44. _________

2. Истаноёку /прана/орматороЛ см. poem Г 
Л  Элемемть/, азоЛражеммеле /панками /ганаема, н о Лжобжт Л  

объем  Рамного лас/па.
4. УстаноЛку кансолеа/поз. Sjdre/tpenocA*/* оамнаЛка ом. puvm 00-33.

Ш 7 _

ЧрьЗШ.
IM L

Oman*.

Ид ё м
Ф омин & U

oi0L

ПраёжЗОН

Ш -03-331.83 Э Л

СпаЛл Л ш
'2 ЛОхЗ мощности* 63-г 2&мв.*

/7 *  я *
ЭЛ£РЛ0С£Г6ЛЮ£/СГ

OnokfOHUIt

CfSSZvj
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Спецификация оборудования и материала!)

Поз. Наименование Тип,
марко,
размер

И чертежа 
ГОСТ Кол.

Часа
ей.
кг

Оримечан•

{ Реактор заземляющий, комп л
РЗДСОМ- 
- т о /5531 э п -г з / Ш

г Разъединитель однополюсный с 
дВимя заземляющими ножами 
с правовом ПП-УГ компл.

рнло-г-
•35/1000111 э п -г 5 г Вариант Ц

3

И
Изолятор опорный,  шт.

онш- 35'
-Л О Л Л -  7 ЭП-65 г щз
msssmoi 16,0
онш-35-- POOO-I э п -г 1 i

40,3
чос-к-яют 16,0

5 ПроВод сталеалюминиеВьш, м я с -ю /ц ПКТ83Ш m ом

в Гирлянда изолятороВ натяжная однпиепная, компл. о *п а о а 407-0- 13¥ эп'Ф-ззи г н о

7
Зажим аппаратный прессу- рпый. шт. ягя-то-г 7 0,17

8 Зажим отВетоительный, ппессиепый, ______  шт. од -п о -1 г 0,15

3 Нон соль, компл.

MTS8
м п о

т-мт-огч 18,8 Аля нетал - лия. паотала
ЙСИ-МТ025 * 22,3 Аля ж.-В

I  См. Вместе с листом ЭП-Ч6. 
г УстаноВку трансформаторов см. лист 
У Пунктиром показано место Возможной устаноВки 

заземляющ его реакт ора у  трансф ормат ора ТЕ .
4. Элементы, изображенны е тонкими линиями, не 

Входят В объем данного листа.
5. УстаноВку консолей (поз-3 ) для крепления ошиноВни см. лист Яс-39.

run
Рин, гр
С айт

Раменский \
ПиВень
Фомин 
Чнцфриеба

ш
03JL
otfL

1*07-ОЪ- 331.83 ЭП
Установка трансформаторов 

собственных нихКи Ооаогасящих катфек 
*  -----------Стадия л—  л-j одного PSfiJUJH 

- т  13531 на he С тр-рани 
НО кВ мошнпгтьт S.3+&HB H

План
А.

Ласт
05

53

э н в п с Е П П Р о т
Сафо&юЛке tmiuemie

A&fuSUtwJ) __
форатЪПопироЫыул

СФ 5П Н
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Спецификация ооорудоВания и материалов

Поз Н аим еноВ они е
Тип, 

м а р ка ,  
р а зм е р

t i чертежа, 

ГОСТ
Нол.

Чааа
ед.
кг

При м еч .

\ Реактор заземляю щ ий, нонпл. РЗДСОМ-  
- № 135У 1 эп-гз г m

г
Разъединитель однополюсный с 
дВуня зазем ляю щ им и нотами 
С  паиВодоМ П Р 'У Г  компл.

р н д з -е - 
- 3 5 /m o y i эп-г$ / Вариант 1

г Вариант й

3 И золят ор опор ны й ,  ш т .
0H U J-3S-- гоао-1
юс-35-ш т

Э П -6 5 г ш

16,0

н ПроВод сталеалюминиеВый, м Я С -70/Н Ш 8 3 9 ’80 m i 0,61

5 гирлянаа изолятироЬ нат яж
ная пМнпирпная. компл ЧхП СЮ 'Д Ч 07-0-1&

ЭП-М-ЗЗИ. г 17,0

в Заж им аппарат ны й прессу
ем ы й , п  Ют я г я -п о -г 10 0,17

7 Заж им  от Ьет йит ельны и . 
прессием ы и , шт. О Я -п о -i г 0.15

8 К о н со л ь , компл •
M l 5 8 яси-мт-огч

2
18,8 Для метал -

лиу портала

МТВВ ПСИ-М Ш 5 гг,з Аля Ж.-Б- 
поотала

1. См. Вместе с листом ЭП-Ч8.
г. УстаноВку трансформаторов см. лист -----------------------

3. Элементы, изображенные тонкими линиями, не Входят о 
объем донного листа.

У.УстаноВку консолей (поз.8) для крепления ошиноот• см .̂ т АГ'̂ -

run
ШЕЖ
Сшит.

Пийень

А * * * '
о т

407-03-331.83 Э П

Устанодка трансформотоШ 
собственных нужд и бт гасщ их котишек

Конпонодка узл а dSux РЗДСОМ 
~ Ш 1 3 $ Ш  на ос с  т а р а м и  
НО кВ  мощностью S J t& M B K

ш т ш  I штпк Г/Ш пЯЩ

Ч7

План
Ш р 5 Ш 7 & Г ~ формат Я5

CjASSb'U/
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£

I

Поз Наименование
Тип,

марка,
размер

Л чертежа. 
ГОСТ Нол.

Mmедке. Оромечание

1
» ЭЛ-21 / адРеактор заземляющий, комм. М о т ы ЭЛ-22 2670

1
Разъединитель однополюсный сдбукп 
заземляющими ножами с приводом ̂ПР-1Н. КОМЛА.

РНДЗ'2- 
35/ то У i ЭЛ-25 2 Вариант!

3 Изолятор опорный, ют. ш г ~ ЭЯ-65 2 40.3
- 4 $ « 160

4 То же, шт.
ОШ-35" ' 2000-1 ЗЯ-27 1 шнос- 35- - 600ПН /60

5 НроВод сталеолюминиеВый, м ЙС-П/Н Г0СТ839-80 m 061
6 Гирпяноа изоляторов натяжнаяпднппрпнпя. КОММ. 4ХПС70Д 407-J- трп-ш-ззи 2 m
7 Зажим аппаратный прессуем.,шт. ЙВЙ-70-2. 7 0.17 __ _
8 Зажим отВетВитвлЬнЫи прессуем., шт. Ой - 70 1 в 0.15

3 КонсолЬг комм.
W  55 ясН'Мт-оеь 2 /8.8 дляметалрйч.портала
МТ60 ДСИ-М7-025 223 Цапала _

/. См. Вместе с листом Э Л '5 0 .
I  Установки трансазормптолоВ см. листtL нстаноону трансформаторов см. лист 1_____I.
3. Элементу изображенные т оннами линиями, не входят Вобьем 

данного листа.
4. Пуннтиром поназано место Возможной уст ановки зозем лянр»т  

реактора у  трансформатора TZ
5  УстаноВну консолей (лоз. 9 )  для крепления ошиноВки см. лист Л С '3 9 .

тиообол ФсоЬ- ФормотАЗ Cf&b-O
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Спецификация оборудования и материалов

1
|  Й й
5

Наименование
Тип

марка,
размер

Ндертежа,
ГОСТ

Нол.
Маш
ед.
кг

Приметное.

*  / Реактор заземляю щ ий, копт РОДСОМ -  №ШЛ5У1 эт  г з 1 Ж

U
'  5

разъединитель однополюсный с  дду 
мя заземляющ ими ножами с  при
бое ом п р -У П  ко ш

РнйЗ-2.-
35/1000У1 э п - я 2 бариантй

изолят ор опорный ,  ш/п.
- Я Я » * Э П -65 г W
-  АЛПТ'М що

4 Т о ж е

№ -$ -  
• РОПОТ

ЭП -27 1
Ц З

ИОС-35-
-5001У1 що

5 Пробод стспсалюминиеВый, м ДС-70/Н ГОСТ 030-80 т о Ofii

6 Гирпянда бзопЯ'Шод натяжной 
паноиепная. ко ш . 4*ПС70-Д 2 i?p

7 дожим аппаратной прессуемый, шт. Й2Д- 70-2 7 0,17

; 8 бежим отВелВителЬнЬюпрессуемш,шт ОЯ- 70- i 1 0,15

1 9
а  —

НонсолЬ, компл.
МТ 58 ДСи-МТОМ

2
18,8 дм мвтаплич. ппотапа _

МТ 60 дси-мт-огз 22,3 для *'{■  поотапа

1. См. Вместе с листом ЭП~54 __
2 УстаноВку трансформаторов см лист [.—1
3. Элементы, изображенные тонкими линиями, не Входят В объем 

данного листа.
4. Пунктиром показано место Возможной устоноВни зазпчляк—° 

реактора у трансформатора Т2
б. Ушанобку консолей (лаз. 9) для крепления ошинобки см лист Яй-39

UnS.jf

Hot от
ГИД 

Pm  ер.
СшмнЖ
Унм щ

POH&iCfn/lC
JluStHb
CDonuri

Днуфшйа
Стдина. а л .

Притязай

^0 7 -0 3 -3 3 1 .8 3  ЭП
^ _ _ _ _ _ _ „  Устанобки трансаормоч
й й у а ш я  НШ  нужд и Руеоеосящих Аатрщек
~ Н -  ШЁ. НомпоноШ узла одного Рздсон\СщМ.
'2£%„] /и //  -  т ш гш м  Jn r  г  тп-ппми #-»сз м \ 1&0/35Шна Ж  с  тр -рами 

oi.з А  НОкб мощностью 4о  ?  дОмВД

План

Лисп

53
Листоб

Jpv'wood

Когмлюбал Ф еоМ ~ фррмот АЗ
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Нднп ыоед\ ошор пчзпироу, ] -урои у ущ
 |

70
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i f i

1
См. Вместе с Аистом ЭП-55

ПриЕяэан

и г
407- 03-33!. 83

.. -УстаноВка трансформаторов 
соостВенных нута Ъ бугсеасящих катушекНачОТППРаменский*2м**0.O1.S2

ГИП Пибень //Ил03.03.S2 Иомпонобка узла ббух P3AC0M- 
'& 0/3S6/ на ПС с тр'рамц 
ПОкЬ мощностью Ш 80МВД

С т а д и я Л и с т Л и т о й

Рук. гр. Фомин 0Щ Р 56Cm.UHffi. Днуфриеба '™ЛТК~ оШ ,
Инженер Сушина ЦиН Разрезы ЭНЕРГОСЕТЬПРОЕКТ 

С е Е е р а - З а п а д н а е  о т д е л е н и е  

Л е н и н г р а д  |
я а

Копировал = формат ДЗ

c<fS~S6'a/



№
fW

V
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Г
{т

сА
л

 
/-Л

Уя
у

-г
А

Я
?

Поз И  а  а л е л о  8 а  л а е
Т а л  ,  

л а р к а , 
р а з  л ер

//чертеж я  

ГО СГ /СОА.

/Ссесс
еЭ.
к?

/fec/Mcy.

Реакт ор за зел л я /oiyi/u , к о л о л

Р З Д С О Л - 
-JJJ2/3S. У / Э Л -2 / 2/06

4 РЗ Д С О Л - 
-£ 20 /3 5  У / З Л -2 2

2
2070

2

РЬзъеРалат еле оЗлолоА /ослб/ис 
88у  л я  з а з е л л я х н у и л и  лолкали  
С лоа & одол  /7 Р т у /. к ол л л .

Р Л Д З -2 -

•38 /м аоу/ Э /7 -2 5 2 ВсраалтД

О Ш -3 3 '
-? а С Ф £

Э Л -3 5
4о( 3

3
/ /  /  

и з о л я т о р  о п о р л ь /а , шл>.
№-383001$

2
/6 ,0

4

О Ш -3 5 '
-Р Л Л П Т

Э Л -2 7
40,3

4OC-3S‘S0Qfj/t
/

/5/7

5 У р оёо2 ст а леа л /ол а л л еЛ л и  л Я С -7 0 /// /7X7039-00 Ш / 0 / /

6 Гарлелда  а зо л я т о р о б  л а л /я х - 
л а я а д л о и е л л а я . х о а /лут. 4хЛС70-Д Э Л -Ж '/з и 2 /7( 0

7 З а х а р  а л п а р а т л ь/О  пресса - 
оЗ /ш а * У  х . * & # » . Я 2 Я -7 0 -2 0 ,/7

8
за ж и л  рл/бет бит елбль/йпрес
с у  е л  ь/и , и//п. 0 Р -7 0 -/ 3 0 /5

q К онсоль, к о л л *.
М Т  5 9 Л0Я-ЛЛ-024 2 25( 6

Злелет ах-
лм/юьтоиа.а

Л  Г  67 9Of-MT-026 % 3 4 л н х . -0 . 
'тлрталя

/. Сл &/чесm e с лист ом  Э/7~58 
2. Усталоёку т ралефорлат ороё сл.ласт
2. Пулктирол показало место бозложлои уст алоёка зазеллялхуего 

реактора у  т рале фор лат ора 72.
4  Элелелт ы , изоУ рахелль/е т олкала иилал., , ле 

6  йб’ьел  Эаллого лист а.
5. Устало ёку копсолеи(гюз. 9J/Pap креплелая ош илоёкасл лост РС-40.

Прабязал

^07-05-531 .83  э /}
У с т а л а 8 < а  т р а л с е б о р л а т о р а З  

соЗст белль/х л а х 2  а0А П огасяш лж  лагтгг/ccsex 
К сл лолоёкаузласЗлоеоР ЗД сеп  CmaA/л -Л/ся <&&яа£
-0/0/3576о  020/359/ л а  Лс
С т р а л сф о р л а т ср а л и  220с&

П л а х

/Сот/роёоя; ̂ 2 у О

5 7

М£РГ0С£ШР0£Х7

JJ-
jfo*t/#spa0

c f s r t * /
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/Jpi/ёяза//
-  _ J

4 0 7 - 0 3 - 3 3 1 .8 3
~~ ^  
С О О С /пб ем ь/х v  & /2 0 ?a cj?sx ftsx  /ссу/ту/и/ел:

КЬм/?0#аЗ/саузла одного P 3 JC &  Qzz fe S. 
•Зф5У*и 620/35 У* мг /7С с п  6 *
тосгмс^борл/а/норегА/с/ 2 3 0 x 3  ^  ° °

Р а з р е з ь /

ЛислгеЗ

З Р £Р Г0С £Г6/700£Х Г
Зало'Як&а/гм
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/78
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м-
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5 -6 (  ПоВернуто)
Т

т

См. Вместе с листом ЭП-59
Прибязам

ЦнбН

$07-03-33183 ЗП

I 1

соостбенных нщ ка и  а уго га сщ и х KamiHUSK
НачОТПП Раменский, / д о * <6.0382Компонобка узла  дбих РЗДСОМ 

'ЗЮ/35У1 и 620/3531 на ПС с  
трансформаторами гго н В

Стадия Ласт Аистоб
run Пибень W r 03,0381 Р 6 0Pm  га Фомин
Ст.инж. Днцфриеоа <v.iJL

Разрезы ЗНЕРГОСЕТЬПРОЕНТ 
Северо-Западное отделение 

Ленинград

1 У

формат ДЗ

I . с f j j f r o /
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Поз Н а и м ен о ва н и е
Тип, 

м арка , 
ра зм ер

д чертежа, 

ГОСТ
Нол.

Мат
ед.
кг

Примечай

\ Реактор зазем ляю щ ий , компл.
р зд со м -
-M o l& U i эп -гз 1 3640

г
Разъединитель однополюсный с  
дЗумя заземляющими ножами 
с  при Родом П Р' У1. компл.

РН Д З-Е- 
- 35j 10009i

Э П 'Е 5 / Вариант Ц

3
И золят ор опорны й, шт.

ОНШ - 3 5 ' 
-рот  1 Э П '6 5 г < 0 , 3
И0С35-5ХЩ 16,0

ч

ОНШ-  35' 
-вооп Т Э П -Е7

40,3

WC-35-500HH 16,0

5 ПроЕод сталеалюминиеВый,  м ПС-70111 ГОСТ 839-80 &6I 0,£1

В
Гирлянбо,  изолятороВ нот я ж- ~ 
нал одно ценна я компл. рхПСЮ 'Д №~ 0-134 ЭП-М' S3 и г 17,0

7 Зажим аппаратный аресси- 
емыи s с „  ̂шт Л Е Я '7 0 -г 7 о,п

8
Зажим. отбетбительныО. прес- 
сиемыи. шт. 0 R - 70- 1 3 0,/5

Э

— — ущ%±4---------------------------

И он соль, ком пл .
М Т S9 нси-мт-ог*

2
35,6 Для нетал - 

лич. поаталй
М Т 61 ясн-мт-огв 93,3 Аля ж.-б 

портала

f См. Вместе с листом ЭП-6Е.
В. УстаноВку трансформаторов см. лист _____
3- Пунктиром показано место Возможной устаноВки 

заземляющего реактора у  трансформатора 7 £ .
0. Элемент ы . изображенные тонкими линиями, не Входят 

В объем данного лист а.
S. УстаноВку консолей (поз 9 ) для крепления ошиноВки 

см. лист Я С -90.

4 0 7 4 ) 3 - 5 5 1 . 8 3 ЭП

собстпенных нижд и дигогасш ш
т КонпоноВка изла одного РЗДСОМ 

озт 4WI35IH Jna пс с
трансформаторами ВЕР к о

СтадиА Лист

План

катишек
Аистоб

61

Щ РГОСфЬПРОЕНТ

A&Wnifmd
формат

1



to
b-

tf 
no

d а
. П

од
пи

сь
 и

 д
ат

а I
 Вз

ам
 и

Ж
Л

\ 
„ 

Ц
0

7-
0

3~
33

/ 
#

3
1 

! 
Ти

по
Ьы

е 
пр

ое
кт

ны
е 

ре
ш

ен
ия

 
9л

ьд
ом

! 
77

88
т
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П-

77

ПРО п т  ± гчвоо то TWO i- 4 *

См Вместе с листом ЭП-61
ПриВязан

инЬ-й-

Ч 0 7 - 0 3 - 3 3 1 .8 3

_  Устанобка трансформаторов 
собственных н от  и дуга гасящих натцшенНачато Раменский 7faMt4 ётя

run ПиВень Ь.озм НомпоноВко изла одного Р З Д С О М  

•Ш /35<р на ПС с 
трансформаторами 920 кВ

С т а д й к Лист Л и с т о В

Рт • гр- Фомин гя я ^ . Ьоз.82 Р 82Ст.инт.Лнцфриек m l
Черт-кони> /йтчренко оз. i t Разрезы Э Н Е Р Г О С Е Т Ь П Р О В И Т  

М е р о - З а п а д н о е  о т д е л е н и е  

Л е н и н г р а д

Kmupoba* Jfck̂  форпат Яд

CpSSZ-W  |
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Н а и м е н о В о н и е
Тип,

м а р ка ,
р а з м е р

г! чертежа 

ГО С Т
Нол.

Чассц
ед
кг

Примечай.

\ Реактор зозем лт щ ий, компл.
P3AC0M-

эп-гз 2 з т

2
Разъединитель однополюсный с  
дЕимя р заземляющими номами 
с  пои йодом ПР-91, компл.

Р//ДЗ-2-

-зз/ю оощ
Э П -8 5

/ Вариант I

2 Вариант Ц

3 И золят ор о п о р н ы й , шт.

онш - 35--Р0П0 I Э П -Б 5 2
ш

И0С-35-50013\ 16,0

4 ОроВод сталеплюминиеЕый,  м ЛС-70/Н ГОСТ 839-80 ю т 0,61

5
Гирл ян da изолятороВ катят- ноя аднаиепная . компл. У* ПС 70-А

407 о-/зЧ ЭП-Ul-S3U г по
е Зажим аппаратный прессуемый, г г ашт. я е я - ю - г 10 ЦП
7

Зажим. отоетЬительныи. прес- сцамыи. шт. оя-по- i 3 0,15

8 Н о н со л ь , ком п л.
Н Т  53 ясн-мт -ая

2
25,6

Для метал- 
лич портала

Н Т 61 яси-мт -т м ,з
Для ж-6 

портала

1. См. Вместе с листом ЭП-6Я.
~ у  I>tfju!u,ifju(jnuuiufjuu см. ласт 1...  J.

3■ Элементы, изображенные тоннами линиями, не Входят Ё  
объем данного листа.

Я.УстаноВну Консолей (поз 8)для крепления ошиноВки см. лист ДС -к

Ш Т

ПриВязан

4 0 7 - 0 3 - 3 3 / . 8 3  эп

Ст.инж. ЯнцфриеВй
План 

Ш р Ш ы Ж Г

Э И е Р Г О С Е Т Ь П Р О Е Н ТСеверо-Западное отделение 
•д_ _ _ _ _  ^  Ленинград 

“  форнатНЗ

< & & *-*/
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Спецификация оборудования и материалов

Поз. Нааменоёание Тип. марка, 
размер

f/iepmem
Г О С Т

Кол.Мат
ед.
кг Промеч.

/ Изолятор опорный, шт.
она/3520/т
тс-35-тт

См. промел 1
1

Ю
16.0

2 Марка металлическая. /от. МК1 эли-мк-о/н 1 20.0
3 Зажим опорные/, /от. ЛЯ'3 -1 1 193
A Воллсу гайкой йШумя комт м 16*60 Г О С Т 4 № креп пени ОНШ-35
5 Болт с шайбой, каш N16*20 779В-705515-70 А Шякре/мешз

лоз.Зива,т-35
6 болт с ойнрй нормтоноичоонои 

пруж инной шаиОами, компа N12*60 11371-766402-70 А Зля К pen шил МО С'35
7 Болт с шайбой, КОМПЛ N12*20 А За я кретноя 

тЗпт-,35

/ Устпнодкаразработана наоснобании чертежей $r&k ~ ^  Шанского
арматурно-изоляторного завода (анш-35-2000-2); ги п  6 0 4 .т Щ  /976г. Пермского 
забода Вшсокоболатны* изоляторов(иос-35-saoiyi).

2. Позиции, указанные 6 скобках, относятся к опорному изолятору 
ИОС-35-SODiy1.

Привязан

И М И

407-03-331 .83  дП
Уст ановка трансформаторов собст венны* 
нуж д и  дугогп еяи/ах кат уш ектот 1 К й ш

ГИ Л

1

Ж а * оюзег Стадия Лист Листов
р укгр . Фомин 0SQ3BZ

Р 6 5Стонж Пнатшебй
1фП.КШ Кот енко М л и*, к . Установка опорныхизолятороВ 

0НШ-35-2ООО-1 о  НОС 35500101
на металлической марке МК1

энерготьлроект
Северо-Западноеотделение

Лотоса

f /

* r , r i '  i  f''ffij& jL'Tu
кшшробол PHUuf tprn ттПЗ

CxjiSXt-O/
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С п е ц и ф и к а ц и я  о б о р уд о в а н и я  м а т е р и а л о в

Паз. Наименование
Тип, 

марка\ размер
НУ ер mem, 

ГОСТ Кал
МВСйед.
кг Примечание

( Трансформатор силовой, компл ТМ-250/6Ч1 см, пример./ ( См, табл*
2 Опора, компл ОТ-6 ПС-(2 /
3 Муфта кабеланая, шт.т см.примщъ.1 .

(.8 0.J4
—

4 Шина алтиниевая. м 40*5 л ш
5 Палаш заземления, м Cm noflocock зоху ГОСТ (03-76 3.5 094 см.лр1шп2

ШюШгэЬмиизнгрп) 49793 „ чостнЛ ОлНХ’Тг.зШа ЛОЗ.3злшент®т (

6 К̂ юд̂ э̂ ектротехничесш ш ту-зз-оз-
-70(67-80

{ 4.2
7 То же * 4 6,9
8 Марка металлическая, шт. _ЫТ-./9..МТ'З 7

£ 5цils ч - ¥ -
9 ** двумя КОМПЛ. M (6W гост7798-70 

39(5-70 (137(-76

4
(0 Ъ  Н<€ N№ 30 8 ЗАялртетЛОЗ-3
4( —*---- М б* 2D 3 длякрШш/703.6,7
42 Дюбель, шт. ДГП-4.5*40 та 44'а--794- 77 2 см. примечи

КкпнтчРЧ ЗйЗЕМЛЕНиЯу

R -L

Остановка разработанана основании технического описания ОЩАШоп. 7дг, МЭ7Э; чертежей 
ОКЯ. 300.063.П, /978г, 0307; 0АВ.300. 2,39 2,7969г. ДЭЗ; (Щ. 7(4.495. (-24,(976г. К73. каталога 
выпускаемы* изделий/1$М3 и ТУ 16 53д. 280-79г Пермского завода,, Комка де/t и ‘ (муфта).

Z Полосу заземления к металлоконструкции приварить. к стайке простелить дюбелями 
(поз. (2) при ломвщи строительно-монтажного пистолета и соединить сдолтами 
заземления все,х элементов установки.
лабаются

"Таблица говоритоС

МЭ73
ВЗС7 1706
ДЭМЗ
ДЭЗ

1756
m  952 m

m

КТЗ П2С (22t №

/256 №

/7(0 m  985
/230(051

Маш/
m

(ЗП

/261

mo
(330

m o

/280 (930

(300

ИНОМ

407- 03- 331.83 ЭЛ

ЬРШ ЗА  Ш11Ш 1 Ш  X lT W i Я Ш  
Ш 9Ш \1 fiJW bum ^ WP&Vk

Установка̂  трансформаторов собственны* 
нужд и дугогасящих катушек

Стадий Дист

УстановкаТМ~230/6~ю для повключения 
заземляющего реактора

6 6

Лист ов

энергосетопроею
7&енаб

Ленингрт

копировал rfm af
с^ .ЯН Ва/
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Спецификация оборудования и материал об

Лаз. Наименование !1! Тип.; м арка, 
разм ер

Р черт ещ
ГО СТ

\

Кал.
M m

ед
к г

Лримеч

4 Трансформатор сила Вой, комол. ТМ-530/6-/0 см.примп/ 1 см.тадлищ
2 О пора. компл 07-8 ЯС-46 1
3

I1 шт. кич см.применл 4
А Ш о н а алю м иниевая* м \ 40x5 к ГОСТ 

/5/76-70 2АгОМ
5 П олоса зазем ления, м fin. полоса,fa

_
ГОСТ i03-76 3.5 о.% см.нремеч.2

3 Кород электротехнически0 шт. кп-оз/o .m i 
a *  sno) ГУ34-43- 1 4.2 Кат ш ггзуМинэнерго

чостЬс7 Та те к л -о м /г ш
и -2000)

- 40467-80 1 /38
8 М ар ка  м ет аллическая, компл М7 20 Учтены Ус граL_£_ 6.97(ля уйяЬоШ

МТ 37 иттяой части4 4.3 ' лоз.з
9

Болт с га о ко н  в  дбум Я  шайбами. комлл. /446*60 ГОСТ7798-70 А
шт кошеная 

ПОЗ. 4
W То те H W W 5945-70

11374-76 8 Аля треплет лозз
// ------- *------ N6*20 3 аля крепления 

поз. 6Л
12 Дюбели. шт. ДГПАМАО ТУ 44-4- '794-77 2 См. примеч. г

I  УстаноВка разраб от ана на осноВании чертежей д43зоо.247.4-372гЩ 
окязоо. изо. га. /979г. бЗСТ; 1ВП. 7/0.885. 4975г. мэтз, технического 
описания аза. Ш. 009. /969г. хзтп и 750.535.260-79г Пермского 
га Вода м Ком коде ль ‘ (мурта).

2 , Полосу заземления к  металлоконструкции приВарить, к  стойке пристре
лить дюбелями (поз /2 ) при помощи строительно-монтажного пистолета 
о соединить с болтами заземления Всех элементов уст ановки

н е т

формат Я  3  

c jp jy z v /
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1 1 1 B S з н а ч е н и е / / а и м е н о в а н и е 4

/?ринет </-

HUB

Д е т а л и

5 4 4 э л и  - П К -4 0 1
„  so * sa « s  ro c r  в с е 9л г  
Ч * ^ - 7 я П Г г о с т - - - - е т г 4 .7  к г

БЧ г -чог 7SK7S*6  ГОСТ 8509-71  / г _ „ _
У го л о к  f m S  r0cT  g g jz j f  ‘  450 4 6 . Б  к г

БЧ 3 - 0 4 Т о  ж е 4 $ .6  к г

БЧ ч - 0 8
7 S *7 S *6  ГОСТ 8509-78 Л м  

Уголок ~Стз ГОСТ 5 9 5 -7 $  с*т а 4 .0  к г

БЧ S -  403
п _ _ _  S X W  ГОСТ 509-78
Полоса 1 7 n f- r o e r  595- 73 60 4 4 .4 к г

С т а н д а р т н о  /е  и з д е л и я

е В о л г  Н 4 8 « В Г  ГО С Т 7 79 8  ‘ 7 0 Ч 0 .0 4 8 к г

7 Г а й к а  М / г  ГО С Т  f  9 4 5 - 7 0 ч 0 .0 4 5 к г

8 / В а й д а  4 8  Г О С Т  4 43 7 4- 7 8 ч 0 .0 0 6 к г

4. Высоту с п о рн ы х  ш£оВ принимать по наименьшей толщине 
сВс/риВоепь/х тленен mo В.

г. Лотици* В зеркальна новации 2.

"
4 0 7 -0 3 -3 3 1 .8 3  м и - л к  -o o i

■ ■ ■ |РРНРРР ИР

П а н н а  m i

СгоЗоВ Насев Насштод
г.тги'ш п ш о к н м ш р  таы}> > h j<nf!

P га о 4.40т и п Надень fw y n f щлщ
Рок. гр. Фомин o im

09. ft.Ст.инр. Внутрриедо c H k . лист 4 j Лосгоб 4
Инженер Лурье м и ЗНЕРГОСЕТЬ Л  РО ЕК Т

Севера -Запав нее отделение
i
/Топаюfan: Наеано Формат АЗ

C4*fST-o/



Г о с с т р о й  СССР

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ТИПОВОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

С в е р д л о в с к и й  ф и л и ал  

6 2 0 0 6 2 ,  г .С в е р д л о в с к - 6 2 ,  у л .Ч е б ы ш е в а ,4  

З а к а з  » / / 0 ? з 6 И н в .№<^гг> -  - Of  т и р ад

С д а н о  в  п е ч а т ь  £*//у 'Г  198& г п е н а

Типовые проектные решения 407-03-331.83

http://files.stroyinf.ru/Index2/1/4293791/4293791750.htm

