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Т р а н с ф о р м а т о р н а я  п о д с т а н ц и я  № ( б ) / о ,4  кВ 
с ч е т ы р ь м я  воздушными в в о д а м и  10 (6) кВ 

н а  д в а  т р а н с ф о р м а т о р а  м о щ н о с т ь ю  д о  2 * 4 0 0  к В А
ДЛЯ ЭЛЕКТРОСНАБЖ ЕНИЯ ГОРОДОВ И ПОСЕЛКОВ 

В ЗОНЕ ВЕЧНОЙ МЕРЗЛОТЫ

23707-0/
тип В - 4 2 - 4  00 ВМЗ

А льбом 1
ПЗ По я сн и т ел ь н а я  з а п и с к а  стр. 3 *5  

АС А р х и т е к т у р н о - с т р о и т е л ь н ы е  р е ш е н и я  с тр.6^21
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ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

< f 0 7 - 3 - 5 2 1  м .8 б

Т р а н с ф о р м а т о р н а я  п о д с т а н ц и я  10 [6 )/0 ,4  к В  
с ч еты р ь м я  возд уш ны м и  в в о д а м и  10 [б] к В  

н а  д в а  т р а н с ф о р м а т о р а  мощностью до 2 x 4 0 0  к В А
ДЛЯ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДОВ И ПОСЕЛКОВ В ЗОНЕ ВЕЧНОЙ МЕРЗЛОТЫ

тип В-42-400 ВМЗ
А льбом 1

П ЕРЕЧЕНЬ АЛЬБОМОВ
А льбом 1 П З  П ояснительная з а п и с к а

АС А р х и тек т ур н о -строительные решения 
А льбом 2  П З  П ояснительная запис ка

ЗС Э лектротехническая  часть и опросные листы

2 3 7 0 7 - 0 /

РАЗРАБОТАН
Ивановским отделением института 

Гй п р о к о м м у н з н е р г о  
МЖКХ РСФСР

Главный инженер отделения А В айнштейн

Главный инженер проекта Е .О сипов

А льбомЗ АС.И Строительные изделиЖ из типового
ПРОЕКТА N ’  407-3-526 сн88)

А льбом 4 ЭС СО Спецификации оборудования 
А льбом 5 С Сметы
А льбом б ВМ Ведомости потребности в м атери ал ах

У твержден и введен в действие
Минжилкомхоз РСФСР
Приказ от 6 октября Т988г. n* 248
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n 1
Содержаний cut Тома

Лиеп* Наимеуоданце. Страница
Содержание а/ ь Ком а 2
Пояснительная записка 3

Архитектурно-строительные решения
4 Ddtuue данные (на чало) В
2 Об'шие данные /окончание) 7
3 План на отм, 0,000:3,900 8
4 Разреза 4-1:2-2 9
5 Фасады 4-2:Д-Б: 2-4', Б -А 40
б План колод. План кроЗли. 44
7 Схема расположения закладных изделии на от 0.000 42
S Схема расположения закладных изделии на огн.З.Зоо 43
3 фрагменты масадоЙ 6осях 4-2:А-Б;Б-А: 2-4 14.
10 Металлические лестнииы и площадки 15
44 Схема расположения плит перекрытия и покрытия 4$
42 Схема расположения горизонтальной диафрагмы 47

диет Наименсдание Страница

43 Схемы ленточного ростЗерка и еВайного поля. 12
Детали заделки сдай
Ленточный оостВеокАа. ЗыБоркл стали 15

45 Расчетные схемы нагрузок 20
4$ Наружная откидное лестница AM4 (?Ь

Формат /93
РЛ£ГЛ£Г~Л/

Копир о 5о/1 Троицкая
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L/сходные данные
Типовой проект здания трансформаторной подстанции 

Ю(б)/о,ЦкВ типа в-М-дОО В М3 для электроснабжения 
городов и поселков В зоне Венной мерзлоты Выполнен 
о соотВетстВии а планом типоВого проектирования 
Госстроя СССР на 1988-83 годы от В5марта 1387г.

ТипоВой проект разработан для применения В районах 
со следующими природно- климатическими условиями:
— расуетная зимняя температура- 45*С)
— нормативное значение Ветрового давления- 0,38кВа/ЗВкгс/см^)}
—  норматиВное значение Веса снегового покрова-1Пкда( 100кгс]емЧ;
— рельер территории спокойный;
— состояние грунтов оснований- мерзлое;
— грунты В основании- пески со среднегодовой температурой 

на г луди не 10м минус Г  в ильдистостью менее OjZ;
— грунтовые Воды отсутствуют.

Трансформаторная подстанция предназначена для
электроснабжения коммунальна - бытовых и промышленных 
потребителей.

Общие указания
1. Категория производства по пожарной опасности - 9 А*} 
степень огнестойкости здания-1} класс ответственности-]))
В. За условную отметку 0.000 принят уровень пола д—  

этажа, что соответствует абсолютной отметке L . . .  I 
3. Стены Выполняются из полнотелого глиняного кирпича 

пластического прессования по ГОСТ 530-80 или сили
катного кирпича по ГОСТ379-73марки не ниже 73на растворе марки 50 

с морозостойкостью для наружных стен МР$ з5.
К. Категория кладки- / С нормальным сцеплением /ЮкПауРргШкда 
5. Кладку стен вести с расшивкой швов снаружи и 

Вподрезку изнутри.

Г*
S. Плиты покрытия и перекрития -  сборные железобетонные
7 Перемычки-сборные железобетонные.
о. Лестницы-металлические.
$. Кровля- рулонная.
Ю. Фундаменты- железобетонные свои} погружаемые в  

предварительно пробуренные окважыны диаметром 
475мн. йВаи Выполняются из бетона марки Г 300 по 
морозостойкости и WG по Водонепроницаемости.
В проекте принят I  принцип использования Вечномерз
лых грунтов в качестве основания здания. Сохранение 
грунтов основания В мерзлом состоянии и соблюдение 
их расчетного теплового режима обеспечивается 
устройством проветриваемого подполья и устройст
вом подсыпки из тщательно уплотненного пеочано- 
гравийного грунта толщиной /м.

11 При кладке кирпичных стен и перегородок должны 
быть установлены все закладные элементы. В 
дверных проемах заложить антисептированные 
деревянные пробки через 10рядов кладки, но не менее 
двух е каждой стороны проема.

13, Цоколь здания(ж 5.ростверк)затирается цементным молоком.

ТШШ

run
Хоу.отЯ
Н. КО ИГР.
рук го.
ЧСПОАН.

ОгипоХ
СтргмнсЛ
Хмишин шМ±П

Протяган

4 0 7 - 3 - 5 2 4  м £ б  П З

Пояснительная
записка

2тадия\ Лист I ЛиотоК
рп 1 1Митчшкомхоъ рофрр 

ГИПРОДОМНИНЗНЕРГО ЦВанобше отделение
Копировал Морарь Формат АЗ 
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13. Мемоллические изделия окрасить эмалью ЛФ-133 эя двараза 
ло слою 'гр ун тр  Г*Р- О П

/ 4 . Откосы дверных, оконных и жалюзийных проема £  
оштукатурить и окрасить изЕесткобои краской.

/5 Столярные изделия должны быть окрашены масляной 
Краской за 2 ра за  по заводской гр у н то в к е .

10. По перим етру наружных стен устроиёается  асф альто
б е то н н а я  о тм о с тк а  ш ириной 100О мм по щебеночному 
основанию .

У ка за н и я  по привязке проект а 

В проекте предусмотрено производство строительно
монтажных работ б  летнее бремя.

При прибяэке п р о е к та  к  конкретны м  уел о бия м, 
О тличны м  о т  п р и н я ты х в  ти лоб ом  проекте, должно 
бы ть проВедена Корректиробка его б  соо тб етстб и и  с 
Местными Климатическими, 'геологическими и  др уги м и  
услобиям и и  у ч те н о  требование л. 8.2 СИи П ][ -18-76.

Приведенные б  проекте чертежи фундаментов 
ябляю тся примернь/м решением и  при прибяэке 
проекта подлежат переработке.

При произбодстбе бсех б  идо б  работ б  зимних уело-  
биях надлежит рукободстбобаться требобаниями соот-  
бетстбунпуих раздело б  СИиЛЦ- 7-81, СИиПм-15-76,СНиПш-17- 78и 
СИ и ПЗ.02.01-83* При этом  на бсех робочих чертежах, 
лроизбодстбо работ Которых намечено на замнии период, 
должна быть сделана запись о пробеденной проберке кон
струкции и  м а тер и а ло в  для возведения их б  зимних 
условиях. По п р о ек та м  не имеющим та к и х  записей 
производство работ б  зимнее бремя Запрещается.

Оргониъоция с тр о и те ль н о го  производства
Проект организации строительства и  схема 

строительного генплана бь/лолняется при 
привязке проекта.

Основные виды р а б от при сооружении 
трансгрорматорнои п о дс та н ц и и : свайные, 
м онтаж  сборных железобетонных конструкции, 
Кирпичная кладка, у с тр о й с т в о  полов и  
кров л и, о т  дел очные .

Бурение скВажин под сваи б  вечно
мерзлых гр у н т а х  про и з в о ди тся  уда р н о- ка
натным способом при помои/и бурового агре
г а т а  с шарошечными д о л о т а  м и

При возведении здания трансформаторной 
подстанции используется Кран КС-3577 с 
т еле скол и ческой стрелой 2руз оно дг ем н остью 
12. 5Т

Все р а б о ты  по э к сп луа та ц и и  с тр о и те ль 
ных машин, погруз о чно- разгрузочные и  
монтажные р а б о ты  должны вь/полня т ь с я  
б  с тр о го м  с о о т в е т с т в и и  с требованиям и  
СИ  и Лм -4 -8 0 .

Прав,чзан

UhK.nt

4 0 7 - 3 * 5 2 1 m j 8 8  П З
Juct
2

Копировал Шошкина Формат ИЗ
2340*-о/
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Оснр&ные, шхнико-эконвмикескив л ш х т м  
Те срв-Внении-С-&ЫААаи>н1

№
П.П. Ншп&ноЬьний лошаттР

ТоГ  
из нс- 
рения

по предо- 
тшемне- 
ну проекту

По проекту 
аналогу

1 Проходная мощность MBA 11
2 Площадь Застройки м* 23 23
3 Общая площадь м* 4131
4 Строительнь/и often мВ 213.33
J Общая стоимость строительства у у го. оз

3 /поп числе:
строительно-монтажных работ ныс.АУР Ю. S
оборудования fitO/t.РНб 3.53

S Построечные трудозатраты чел. if 1333. Z в
7 Расход ооноЗных строительных материалов
11 Цемент.приЗеденныи к норке 4оо г 5.74
72 Стам, приведенная х масса* 3-1v Cm3 г 3.73
73 бетон у железобетон 21.33

6 тон числе:
монолитные/ 7.63
сборный 14.20

74 /есонатериаль/рриВеденшх круглому лесу м* г. 57
73 Кирпич ш/с.шт. 22.3
5 Эксплуатационные показатели
31 Расход тепла на отопление к Вт 2
32 Потребная электрическая мощность КВт г.54

ПриШон

ЧкВ./v!

407-3-521 м.88
KohupsBs.4 Троицка.!)

пз due*
3

Формат АЗ 
гг?о?-0/_________
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Ведомость чертежей основного ком плекта марки АС
ёш 7 НаименоВание Примечание

i Общие данные ( начало)
г Обшив данные ( окончание)
3 План на отм. О.ООО: 3.900

Рагрсъы 1-1: г -2
$ Фасады 1-2: А -В : 2-1: В -А
$ План полов. План кроВли.
7 Схема расположения закладных изделии на о т 000с
Я Схема оасоологкениЯ закладных изделии наотм.Ъ.900
В Фрагменты ФасадовВ осях 1-2: А -5: Б-А: 2-1
iO Металлические лестницы и площадки.
11 \I

п Схема расположения горизонтальной диптпагмы
13 £ g | f 1

Л е та л и  заделки сбои
19 Ленточный аостберкРСд. Выборка с та ли
fd Расчетные схемы нагрузок
16 НартнаП откидная лестница JM1_______

Обозначение Наименование Примечр-

Г1_ АС Ьпояекяэона-стоаатлльные аршениЯ
дС Электротехническая част ь

Ведомость спецификаций
Лист Н аим енование Примечание

3 Спецификация пеаемычек
Спецификация элементов заполнения проемов

7 спецификация к схемерасположения закланны химели и на отм. о. ала
5 СиШ ил1)и*на%/пб*$>г)%лРаслала*<ен*',;г закланных
В Спецификация элементовзпмаокиооВаннь/х на листе
10 Спецификация элементов металлических лестниц
11 с£Ш иФи*п))кочти%ма*  Расп°оогкения плит аерекри•
ц ^сри^ирарчЯ к  схеме расположения горизонтальной
13 Спецификация элементов замаркированных на листе
14 Спецификация элементов ленточного аоствеока
16 СлгциткаичЯ элементов на наружную откчднчю лес/пниичЛМ1

1

1

is

1

Типовой проект разработан в соответствии с дебет- 
Веющими нормой и и проби/шмо и предесмртрцёает 
мероприятия, обеспечибаюшие покорную безопасность 
при эксплуатации здания

Слоёный и иксе мер проекта G L L -  Е  9. Оси поё

Ж Е

jmL
шш.

Ьсипод TSJC

ПриВязан

< Ю 7 -3 -5 2 4 м 8 8 -А С

Общие данные (начало/
Копировал Газина

® V/!KCMXOi РСФСР
О К О П И УН М Р ГО

USphcdw? отделение
Формап АЗ

з г а а з  - a s
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Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

Обозначение Наименование Примечание

Ссылочные докум енты

го с т  т г ч - м Двери дгреВянные для производст
венных зданий- *

ГО СТ № 04.1-79*
Свои гаЬиЬные железаЬётзнныецель 
ные сплошного квадратного сечения с ненапрягаемой арматурой-

ГОСТ 18124-7S* Аисты асбестоцементные плоские

1.038.1-1. Вып.1
Перемычки железобетонные для 
зданий с кирпичными сте н а ц и

Ш 2 .1 -1  Вып.1
Шиты перекрытий ж/дребристые Вы
сотой чсонм укладываемые на полки 
ригелей.

1.450.3-3 Вып.0,{
Стальные лестницы} площ адщ  
стремянки и  ограждения

1.400-15 Вып. /
Унифицированные закладные изделия ж/6 
конструкции для крепления технологи
ческих коммуникаций и устройств

2М 0.20. Иып.2
Узлы стен из кирпича одноэтажных 
зданий пронышленных предприятий

2.чео-2.В ы п.2
Монтажные детали сборных ж/бкснетрм- 
ций покрытий одноэтажных промыш
ленных зданий- '

4. 903-14. Вып.Ш
типовые детали крепления технологи
ческих трубопроводов для котельных 
установок.

2 .4 3 5 -6
Противопожарные двери и  Ворота 
промышленных зданий.

Прилагаемые докум ен ты
ч т-о -в ге с н М -А с . и Строительны е изделия
407-3-521M.8S-8M Ведомости потребности В материалах

ПриВязо#

UH& N°

7
Ведомость обгемоВ сборных бетонных и ышезсбетонных конструкций 

по рабочим чертежом основного комп а е т а  марки АС Г_____

1
Наименование группы 

элементов конструкций
ы Кол..

M i
Примеча

ние

< Перемычки s m z o 4.ЭО
г П литы  покрытия 5ВЧ400 2, SO
3 Плиты  перекры тия 584800 5.2 &
4 Сёсш s i m o 5,12

Всего бетона и железобетона i4,20

Ведомость отделки пом ещ ений

Наименование 
ш и номер 
помещения

Потолок Стены  или  
перегородки

ПримечаниеПло-
щаоь

Вид
отделки

Пло- 
щадь

Вид о т 
делки

Камеры силовых 
трансформаторов 9,5S

Затирка
изьгсттоя
окраска

49.15
51.15

Затирка.
известковая
окраска

Помещение 
щ ита О,?кВ 40,35

Затирка
известковая

окраска
45,04 
41,6

Затирка^
изВестковся
окраска

Помещение
РУ-Ю(б)кВ 21,6

Затирка
изВеоттая
окраска

5Ц52
55,4

Затирка
изВесттая
окраска

ОсноВные строительные показатели.
Наименование Кол.\1!1

29.35
Строительный объем, н$ 245,53

ношg
Н КОНТР.
РУК.Рр.

Шопом

Осипов
Стрс;;тн8з
КАУУШХ
Хахиш и н
Чдхнина

W &

ш

Ч 0 7 - 3 - 5 2 1 М .8 8 - А С

тсформатормая подносящий 
* щ о) Тачка 

7Ьп в -  ч г-ч п о  в м з

Общие банныефкончакие) 

КопироВал Морорь

1 Лист I Jiiomof
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Om$. 16Qx5H>h 
KM HQ 0/T7M. 3.DS0 
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Ведомость приемов diepeu
Марко,

лоз. Размер лроема, мм

/ /650 X 2050
2 1010 X  2370

Эксл/щкацир ломеи/енииI
I П с ш м е н о ё а н и е П/.ощсдь

м 2

Котегсрю 
праизВсдсгГа 
поёзрыПщ  
огриоо- 
лохщрмои 
и ложарео и 
рласнссли/

101 камера силрёога/пранарорнато^ 9.56 А
102 Помещение ш ит а О.//кВ 10.35 А
2Df Помещ ение Р У - /&/6J  к8 2/6 А

. 2f25 h ? 711S
V 500

© ©
План но о/пм. 3.300 

2

Среии&икацил леремь/уем
Марка,

поз. Обозначение Поименаёание
Мол. ноэтпх< Все.

20
Мосса
ед.кг

Приме
чание1 2

/
4.038. 1-1 Ош. f

2Л5/9-3 18 - 18 8/.0
2 20513'/ 3 2 5 54.0
3 2/1510'/ 4 - А 43.0
4 2 Л Б /6 '2 - 12 /2 65.0
5 ЗЛ548'37 — 1 / 1ого

2 штро$ы розн. 
65*65&~gfo 4оя£ юрШйЬ 

'/шзнаотн. к СОР

Разрезы Г /  и 2 -2  см. 
Л и с т  А с 4

Марка,
поз. Обозначение Р а  имело ёание

кол. но Этаж Масса
еб.кг

Приме.
Чание/ 2

Г m-S-526cM.88/)CJ/-(9 Дбермои б/ок /7Д7' /Ж 2 -
2 ГОСТ 14 624'84 Д&ернэйблоклнг24-/0 / /еж/ 7У -  36- /517-84 Реше/пкаП/ / / /.0

ВЖ2 Wl-3-mcM.88AC.t/-/if
ЖанАСЭийА/ак Т ~
ре ш етка о  Ж2 4 - /5.0ежз АС.И'15 жаи/аьиинар Д и , - г  решетки О Ж о 2 - 256

ВЖ4 АС.И-16 Жил/озиРнак ей, г, решетка илк // 2 - 42.0

Приб/гэан

Ж Г7 7

7 Ш
Иду от?.

Нелом

ОсилоГ
Стрежне!

Нкмтр. Хмишин
РУК. ?Р. XPAUy/tJV><

ЧУХНиНЛ

ТЖЗС
сШ Г
аШ .
. т / г
tYvir-tv 
V

W - 3 - 5 2 4 ( 1 . 8 8 - А С

<o{6J/aA*3
Тил В - 42- ЮС ВМ.Ъ Р/7

Пиан и о отм. о. Poop 3. зол

//ист yfuc/лл/

ПолироГои Шишкина

/ррнжилконхоэре/рср
Щ р о к о т у н э м Е Р го

Ш м рРскор

Ф орм а т / / 3
СЗЪпТГ /л*
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Сап/  tpa&t* на внтисепгт/рсбанмэн бетпгнтн/ моатгике

tonpje ухп’Э5О5РКН’Э50&/ГКТЮ92Э-&1)ке внтнсептн.
Робоннои битумной масти не

'ЬН07С СМСЛНОУеОННС/Неи пссь/лнои

С? /гг и/ту 3 9

0
Асфальтобетон • 25т

Щебень -100ни

4500

2 -  2

Р. 450-20. Z S /

5 -

■f.sso

Пробна ЗгреРлнноя, 
£5x150* ?50 Шаг 7SO

Л° &
г. и зо-го. г . 64

Ас&альтобето* -  25мн

Щебень 100мм

те.

Ведомость перемычек
Марка

пог*

ПР1

ЛРЗ

ЛРЪ

ЛР4

PPS

Схема сеченнА

Т Г

0 1

с Е Г

Ш 2

П р и ё к га н
п т Осипов Z & J L

Нач отЭ. ■СтрежнеВ А Л р

Н. контр Хдлиуллин U J< -
Р у н  г р . Халнуллин Ль

МнК.н/ Исоолн. Чухнино 9%ки*г’

W -3-S 21M .88-АС

И

_  10(6)/pT S / ^ 4"
Тип В -4 2 - 400 в и з

Стодил Л и с т

Разрезы /-/, 9 -2 .

Колировал Ш иш кина
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Щракопмунжрга
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План пола на отмЛООО Паян поло на отм. 3.500

> —

1

V  1

©  1
_____________

©  
I____

©
1

л

(/500

© ©

Ларн кооВли
Опуск

>■—

1

V

©

Л
4500

© ©

молниелриемнои

©
Чолнимриемнвя сетка ПриВ/>язпн

ТШ н г

11

НаимгноВо 
ние ран 

номер 
помещения 
по проекту

Тнп
пола
по

проек
т у

101
102

20/

Схема пола 
нан номер 

узла по серин

Э к с п л и к а ц и я  полоВ

Элементы  пола 

и  их то лщ и на

Площадь
пола
м*

Покрытие с  железнением из цемент 
но-шчаногоDQcmBopaМ200 - 20мм 
Нерамзитоое/пан {*5оокг/н*-80нм 
Сборные Желеэооетонно/е плиты

Покрытие с железнением из цемент 
песчаногорост Вора М200 -2 0 нм 
Спорные железобетонные плиты

17 4о

2 1 .6

1. Необходимость Выполнения молниеприемнаи сетки см. общие
указания по электротехнической Части по приВяэке типового 
проекта. __

2. Полниеп^иемную сетку Выполнять из арматуры ̂  О A Z

JM L 
Нач. on
H.kdhpp,
Рж w.
Испонн.

ш ш ,
fay, отд. Сто еж нёб

Крлиуллин
KOAUMM'h
Чнхннна

407-3-521М.88-АС

оная подстанция YmadufT/luc/n 
Г 10(6)/Dt if к В F ‘ 1

Тип ВМЗ
План полоВ 
План крооли.

РП
/исто.К.

Минжшкомхаз рсфсР 
ГИПРОКСЗМ ПУНЖ РГО 
ЦВпноВсхое отделение

НопироВал Шишкина Формат А  Э 
23Т0В -0S
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С »е п а  расположения закладных издглий на о/пм 0.000
lSa.tue.Kft, е АйР/(вариант безАВР1 ± ± 2 -г

----------------- fr
7 ^ - Г 7

/ п и -----г-\1

Стиирикаиия к елемв в тм п к ш й  заклад и их изделии не ыпк.0.000
Марла,

лег.
Обозначение

тщ-з-пвс».тси-01
тгпогз-тнИ т -оз

uoo-is St m i
ТПШ-3-SZSt*. to АСИ-OS

Тил
/про.нсформо*торй,

ГМ -150/10 550 i USD
ТМ -350/10 550 1180

i ГМ -Ш /16 £60 I 1125

Наименование “-ф г~

НН1
мни

MH103-S
МН7

Фмтстяечг*

8,01
18

Но

12

8.01
18

ЦО

/8

ft&teo.
t in

10.18
0.7

8.5$

ш

2,10
ш
1 5

fyi/Мй*
на.ииг

AM

П.М

\При&мм

Ш Е И -

Т Ш
ш Ш .

&m£L

РоимоS
_____ й йш ш
И.МНЩ миш м  
m l уйшмжшб.

Ш Ш &

^ 0 7 -3 -5 2 1 м .8 8 -А С

c e ? J  "

J S E
Тип в6-Ш-'1обвмз

я/г ле/сшаниия о
СмгСния

Синь расположения 
3 бое ладно/л1 Urn ЛЯ.ЛН Л

'РЛЦХ/ТШ!
имении

i на о т»._____________

Копира 8 ал Троицк&я

РП
Рийнп\АистЛ

МянисшкамхоЗ РООСР
ЮММУНЗНЕРГО 

toot CMiosnsHue
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J/SoHQOttf.
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Сиена расположения закладных 
изделий на отм. 3.500

УстаноСка закладною модели* 
поъ. 12

Прибрзан

13

3 - 3

*0 11

Железобетмно, 
плита перехрити*

5B8Q
р к ,— - .

оювеллми

Марка,
лоз Обозначение //лншнобание /Сол.

turn
Масса
ед.хг

Приме
чание

9 ТЛШ'3-52£ом.ЩСИ- 07 МНИ 4 21.5
10 Аси-к мне 12 ОАО
11 fad*а Мf2 Г0с759/5-70 * 12 -

ГНЛ
Имело.

Осипов
Строме*

У. мнтА&лиулеап
&Ж 2D. Хплиулт
Успели. Чнхнпна

тш тх
7Ш ^ш

407-3-52^.88-АС

Трансторниторная подс/панци* 
^  10{б)/а 4*3  

Tan 3-4 2-40 0 ВИЗ

'/mndt

Схема расположена* заклад- 
Ш х наделай на атм. 3. 000

Р Л
yfucm
3

Аастпр

Манжилхонхоз Рсрср
■ (тро ка п п унзн ЕРго
У о тт  Коксе а/гЭм£>ни/>

/(олиро£ил Ш иш кина Формат /43 
Z37Q7 -м
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горизонтальной SuaCDDCLlMbt

V

2 z Z

2,370 2A m

230 / 2 0

ty-

3 -3

Цемент ниц. 
p&cm8op

yfuc/rj ccdecmo* 
цементный

Mafixa,
поз. Обозначение Наименование Нал.МоссаSd.Ki Приме• чание

Ае/псии
4 й ^ В й $ ЦЬ5
2 faKiffiffiSffipfrmsl’fiS 4 4<32
3 гост№гь-15* « « « “ $ 20,0

4 ШготоЬзение у монтаж  ̂Конструкций Производить & 
соотВететйии СИ и Л  ш- 43я 75 

г  Металлические элементы покрыть дВумя слоями 
Эмали /7Фт445 ГОСТ404&Ьт74> По одному слот грунта Гф-021

КопироВал Троицкая Формат 33
23?02 -о/
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Схема, хенточном воопбша-РМ  

3 1 _T_ J -  M I

г ! S/o\fOjJ
€ = r t

2

$
ЗчЦ

\[т\

- Ц

J f  зТ
Л

а И- ill

”Р§ь

§
\м/

i\/~ l ~ ] 
J s l 1т?Щ,I& i*L то ул с

0
Схема сбййнвю nose 

.. 2Ш  ги а  .

ФШ &• 250 Спецификация эленентоЗ заядркироВаннь/х на Аисте
Марка,

поз. Обозначение Наименование
Кол.
’ит.

Mecca
йд,кг

Приме
чание

Г0С ГШ 0М -79* С8ах? С 7'30 8 щ о
PC'! Рост Верк монолитный №

Летали заделки сдай

1 Каркасы КРЗ, ислоВно показанные на плане ленточного pocmiep- 
к& РС1, у  стан а Вли Застоя & я г стах пересечения прост
ранственных каркаса6.

г  Металлические Валки пег. 2 для площадок заложить при 
Выполнении роста ярка.

J  Спецификацию элементов ростверка ся. лист JC 14,
4 Спуск молниеприемнои сетки соединить с поз. 3.

407-3 -  521м,8 8 -А С

ТртФорньшнаялШ>i&kiw/f 
Тип B^°lz •^оо SM3

СтзЗиА Лист

с̂Шшо̂ол£вс/п̂х&
yAi*MuJ&(feAv е&ьи.

РП 13
Лиепой

Мишилкряхоз ЛСССР
[й р о к о м п ш н е р г о
ЩймоьсхэР треление

Копире Вал Троицкая Форяam 33
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Спецификация элементов ленточного
г

1 : :
s  & Обозначение МаименоАание Кол. Примеч.

Ленточный роотВерк Ре/
Сборочные единицы

Варкое пространстВенны.
к п { 2
КП 2 2

m-3-R£CM.8&- АС.Й И Каркас плоский КР& i2 2,33кг
1 изделия закладные

, т о -1 5  ё.< MHS27 /О Sj 5K2
и 4.S05H4, 8ып.ш ннзз S 2е,3кг

—J ,- 2
--------------------- ------ ,----------------------

/ 20,24кг
J L -

I a1 Обозначение. Наименование /Со». Примеч.

Д е т а л и
4 ср8а тгост578{'72* 2=гоо 42 цовкг
5 e*3so 92 0,74кг

Л У 7 /

407-3-526емШМ 10 Каркас плоский KPS 3 Ц04кг
им 13 Сетка арматурная е4 / 75,5Вкг

к п г
АС. И 03 Каркас плоский КР 6 3 f2j37Ke

Материалы
Бетон класса В /5 ф М*

Маркс/
элем ента

Цьделия орматырные. и ^е ли я  закладны е
Общий
расход-

Арматура класса
кего

Арматура классе Прокат марки
А Г  | АЖ АЯ 18 сп

ЗсегсГОСТ 518/-82* ГОСТ Slit-82* гоепоИб*
IOQT\
12m к*fsmt r<Jtr8510-88Итого

epS ерЮ (Кого ср/О Шогс рЗ р/О Шого итоге ПЧ LfOOrSГТ?57*80*6
PCI т р 1ЦО 35,3 35,3 2ЦЬ м 4,7 ы щ г 30,2 82,5 49,0 SOfi Щ 5 щ  е 4 Щ

1. Данный лист смотреть с чертежами АС “12-
2. Ofoen граВийно-песчоной насыпи -  1£7} 0  Н 5
2. Обьемраствора для заноноличиВония пазух скВаж ин-$2м^ 
Ч. Ростверк Выполмется из Метена, нарос F2C0 по /морозостойкости.

ПриВязон

ИШ7Т

.run На4.0ms
Н.К0И7Р.
Рук, гр. 
исполн.

Осино В
Стремна .cLUt-T 
Шищин жиГ
1алишин, jt y  r 
ЧУХНинсАеЪЯы

т и г

407-3-52iM.88-AC

шиЛСmodus Л и ст

Ленточный ростВерк Ре Л 
Ьыоор К  о с т а л и !_____

РП 74
7!и ст ок

Минмшкомхаз РСФСР
1Ш р о к о м и у н з н £р гоиВаноВйхое отделом*

Копировал МорарЬ формат АЗ 
23707-07
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по оси А

Расчетная схема погрузок
по оси В по осям У, 2
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Таблица нагрузок

Сечение
оси

Расчетная нагрузка на ростВерк, кн

I
t

I
I

ft Pi Ръ у=2Р

! ’! — 68. Ч 68,4
а-и 26,7 7 68,4 гч.чб Н9.63
л/ ~Тп 2 6 ,7 7 ег.< гуле //3.33

Pi нагрузка от перекрытия над подВалам и о т  аВорудоВониЯ
Pi нагрузка о т  стены и ростёерка
Ру нагрузка о т  покрытияt перекрытия над i M у таком

fypfi суммарная нагрузка на один лог. метр ростВерка

[ 400 7 irM
} мо ;

ПриВязан

рн 5. Hi

r u n
Науотд.
Н. контр.
Рчк.го

Осипов
СтррхнсЬ
Халиулл-j?
\"ЛиуЛЛЦН
Ч ч х н и н а

ш .

4 0 7  -  3  - 5 2 1 м . 8 8 - А С

Т р а н с ф о р м а т о р н а я  п о д с т а н ц и я  
г  ' ЧО[бУО.ЧкЪ 
Тип ь - чг -чоаьмъ

Расчетные еле мы 
нагрузок

СтлсМЛиТт Листоб
РП\ 15

'ЩЩсилкоуаоз РСФСР
ГЦ П Р 0 1:0 1Ш У1В Н £ Р Г£
Udaroacxo? атЗРлгние

К о п и р о в а л  Г а з и н а Формат АЪ
£ З Ш -0 /
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Спецификация злементоВ на металлическую лестнициУ7м~/

i i i Обозначение Наименоёание Сол
Приме
чание

Лестница Mf
Летали

✓ i i ж i 2 г$
г p/SAl ГОСТ$7$FBl* €*£00 го 0.9S
3 ьттишь*^ 4 02
* ^Ш4с7£ел5ГСХГ$!$-7$**' №г 037
s pfSAi гост $7&(-$г* e*7o г он/

изделия закладные
6 Оста о аз cnsrcns?s-79* €*160 4 Ш
7 Ьт1Ш№ШШ1тг€*гбо 2 492

ПриВят

W & W

Марка 9ее мет

tlidiwopwopm Изделий закладные

Ofad
сам*

10§.1 Прокат марки

bceio
AI

кего
& сгЗспдпатн& гостт-76* ms&es

Ф1ВУлло •бт•тоПятоawИтон
м /ш/9.22/9.22£0.0499 $т 9/ 9.4 SM797$

run i осипЖ
ншгиЩрёянеё
Н .ш 7 д№ т/ун

Ш йШ Ш Ш М .

Щ р
н З Гшж

ТП W-- 3 - 5 2 4 М . 8 8  -АС

Тракфорийщнмдо^станциЛ 
Тип &-чг'-шбмз

Стадия

Наружная отлична л  
лестница ЛМ-/

Лист
РП

Листа/)
46

ЖиЩйлкомт рсрср 
гдаромзим УНЗНЕРГО 
Цраиоосш отделение

копировал гамма формат АЗ 

П 7 О Т - 0 /

Типовой проект 407-3-521м.88

http://files.stroyinf.ru/Index2/1/4293792/4293792122.htm

