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ш Наименование Марка,

обозначение
CTfo

I 2 3 4

Спецификация оборудования к основному 
комплекту чертежей марки ТХ

1 Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком Т2.С0

2 Оборудование и изделия, поставляемые подрядчиком ТХ.С0

Спецификация оборудования к рсновному 
комплекту чертежей марки АТХ

3 Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком ATX.C0I

4 Оборудование, поставляемое подрядчиком АТХ,СОХ

5 Щиты ATX.С02

Спецификация оборудования к основному 
комплекту чертежей марки ЭМ

6 Оборудование я материалы, поставляемые заказчиком ЭМ.СО

7 Оборудование и материалы, поставляемые подрядчиком ЭМ.СО

Спецификация оборудования к основному 
комплекту чертежей марки ЭО

В Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком ЭО.СО

9 Оборудование и материалы, поставляемые подрядчиком ЭО.СО

Спецификация оборудования к основному 
комплекту чертежей марки СС

ХО Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком СС.СО

XX Оборудование, поставляемое подрядчиком СС.СО
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Альбом 3 ТП 9Db-4-i0i.S?

I  2

Спецификация оборудования к основному 
комплекту чертежей марки ОБ

12 Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком

13 Оборудование и изделия, поставляемые подрядчиком

Спецификация оборудования к основному 
комплекту чертежей марки ВЕС

14 Оборудование и материалу поставляемые заказчиком

15 Оборудование и изделия, поставляемые подрядчиком

3

3 4

ОБ. СО 

QB.C0

34

32,

ВК.СО 33
ЕК.СО 34

2 5 5 9 8 -0 3  4
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Аяьбом 3 4

Пози

ция

Наименование н техническая характеристика оборудования м материалов. 

Заясд-изготовитель (для импортного оборудования- страна, фирма;

Тип, мерка 

оборудования. 

Обозначение до

кумента и номер 

опросного листа

Единица
измерения Код завода -  

изготови

теля

Код | Цена 
единицы

Коли

чест

во

Масса

единицы

оборудо

вания,
кг

На-
име-
нова-
ине

Код

оборудоссик,, 

материала

| оборудо" 
; ван и я,

| тыв. руб.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Оборудование л  материалы, поставляемые

заказчиком

I Насос центробежный консольный Q ( / =0,3)=33,75 мЗ/ч; К 45/30 ШТ 796 363III0 I0 I 2 ЗЮ,0

Q ( /?=0,4)=31.25 мЗ/ч: а  (_ f =0.5)=28.75 мЗ/ч: а  ( f= 0 .6 )=

=26,9 мЗ/ч; Q ( / =0,7)=25,25 мЗ/ч; Q (/=0 ,8 )=23 ,75  мЗ/ч;

Q (/ = 0 ,9 )= 2 2 ,5  мЗ/ч; Н (/=0 ,3 )=35 ,0  ы; Н (/ = 0 ,4 )= 3 5 ,0  м;

Н ( $  =0,5)=35,0 м; Н ( f  =0 ,6^35,0  ы; Н (/ = 0 ,7 )= 3 5 ,0  м;

Н ( /  =0,8)=35,0 м; Н ( j>=0,9)=35,0 м; Дк=168,0 мм

с электродвигателем 3000 об/ш н.: 7;5 кВт 4AII2M2

2 Насос центробежный консольный Q (,j, = 0 .3 )= II.5  мЗ/ч: К 20/18 шт 796 363Ш0044 3 68,0

0 f/ = 0 .4 U l4 .4  мЗ/ч: Н ( f  =0.3)=21.0 м: Н U *=0.4 )=20.0  м:

Дк=12Э,0 мм с электродвигателем 3000 об/ш н.; 2,2 кВт 4А80В2

( f  =0,34-0,4)

1

_________1 _ _ ——-----— м— JЕ

Привязан

Инв №

Т.П. 903-4-101.87 TX.C0

Н.конт ).Решкина' Спецификация оборудования 
к основному комплекту 
чертежей марки ТХ

Стадия Лист Листов

Ст.пни Андреева Р I 6____
Рук.гр .Наймут' - цнииэп

инженерного обору
дования г.Москва

ГИЛ НарциссеЬа//4"
Яач.от т.ПлатоноЬСШС

Формат АЗ
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Альбом 3

П озн -

ц к>

Н аименование и техническая  характеристика  Ь б ор /д о ка ни я  и материалов. 

Э агод-нзготоанталь (длг. и м п о р т н о го  об о р уд о ва н и я - страна, ф ирма)

Тип, марко 
оборудозечия . 

О бозначение д о 
кум енте  и н ом ер  
оп ро сн о го  листа

Единица
измерения К од  зежедл ~

ИЗГОТОЗИ-

теля

К о д

оборудования ,

материала

Цена 
единицы 
о б о р уд о 

ван ия ,, 
тыс. руб .

Коли

чест

во

М асса
единицы
обЪ рудо-

аения,
к г

Кл
име-
носл-
ние

К од

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

___ 3___ Насос центробежный консольный К 20/306 ШТ 796 363III007X 3 92,0

а  ( /=0,5)=17,3 мЗ/ч; &  С /’ =0,6)=19,4 мЗ/ч; а  ( f  =0,7)=

=21,2 мЗ/ч; & .(/=0 ,8 )=23 ,0  иЗ/ч; Н *(/=0,5)=20,0 м;

Н ( Р=0,6)=19,0 м; Н (_/?=0,7)=18,0 м; Н СР=0,8)=Т7,0 м I

Дк=132,0 Мм с электродвигателем 3009 об/мин.; 4AI00S 2

4 кВт ( 0,5*0,8)
1

4 Насос центробежный консольный К 20/30А шт 796 363III007I 3 92,0

а  (J>=0,9)=24,5 мЗ/ч; Н(„Р=0,9)=22.0 м, Дк=148,0 т
с электродвигателем 3000 об/мин.; < 4 кВт ^/=0,9) 4А100«5* 2

5 Насос центробежный консольный К 45/30а ШТ 796 363III0 I0 I 3 1 134,0

QX ?=0,3}=79,9 м3/ч: & (  р =0,4)=25,0 мЗ/ч; Q(_f=0,5)=30,0 мЗ/ч;

й( f=0,6)=34,2 мЗ/ч; Gt( f=0,7)=37,6 мЗ/ч; Q( > 0 ,8 )= 4 1 ,0  мЗ/ч

а( ?=0,9)=43,0 мЗ/ч; Н (/=0,3 )=25,0  м; Н (/=0,4)=24,5 м; 8

Н( f =0,5)=24,0 м; Н (/=0,6 )=23,0  м; Н (/=0,7)=22,5 м;

H (f= 0 ,8 )= 2 I,0  м; Н (/=0,9 )=20,5  м, Дк=143,0 т
с электродвигателем 3000 об/мин.; 7,5 кВт 4AII2M2

6 Водоводяной скоростной подогреватель {f-0,3; 0,4) 10х168х П Т 7  9 6 10 207,0

4000хР

7 ( f*Q ,5*0 ,8 ) 12х219х шт 796 3II35652I2 10 331,0

4000хР

1

Привязан

{Лист
ТП 903-4-101.87 тх.со  П Г

Ин». N2

2 5 5 9 8 -0 3  6
Форма? АЗ

Ц И ТП  55 12104 ГОСТ 21.Ш -82
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АЛЬБОМ 3

Пене

ЦИ0

Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. 

Завод-изготовитель (для импортного оборудования- страна, фирма)

Тип, марка 

оборудования. 

Обозначение до
кумента и номер 

опросного листа

Единица
измерения Код завода -  

изготови

теля

Код

оборудован».’,

материале

Цена 

единицы 

оборудо- 
заннл, 

т.мс. руб.

Колн-

част

но

9

------------- Ц -
Масса

единицы
оборудо
вания,

кг

10

На
име-
нова-
иио

Код

J 2 3 4 5 6 7 8

8 (./=0,9) 12x219х
4000хр ШТ 796 3II35652X2 Г г  2 331,0

9 Клапан регулирующий Ду =  80 мм СРГРЭС PK-I шт 796 42I8I700207 2 54,0
10 Клапан регулирующий с исполнительным механизмом Ду=50 мм 25ч939нж ШТ 796 37225II3I9 2 67 Я

ИЭ0-0,63/10-
—V 1 « о

-025
I I Регулятор расхода и давления универсальный Ду=80 мм 7РРД-М-80- 4218539003

--------------- —

-0.6 шт 796 372252II25 I 52,0
12 Теплосчетчик электронно-механический ГЭМ1-80 КОМШ1 671 I 22,0

- 1 3 _____ Клапан обратный поворотный Ду 100 (/ = 0 .3 : 0,4) 13ч21бр шт 796 3722421027 7 6 0
14 Клапан обратный поворотный Ду=Ю0 (/=0.54-0.9) 19ч21бр шт 796 3722421027 10 6,0

____ Ду=80 ( / = 0 . з ?0 г4 ) 19ч21бр шт 796 3722421026 3 4,9
те Счетчик холодной воды (/ -0 ,3 :0 .4 ) ВТ-80 шт 796 I 20.0
17 (/=0.54-0.9) ВТ-100 ТТТТ 796 I 25.0
18
19

20

_ 2 2 _____

23

24

Авторегулятор давления с односилъФонной сборкой РД-ЗМ1-16 шт 796 42I8I3002I6 2
Задвижка Ду=Ю0 30с41нж1 шт 795 8 52.0

Дг=125 (/=0 .3 :0 .4 ) ЗОчббр шт 796 372II5I008 I I 58.?
-----------------------------------------а ы г з  (/=0,5+0.9) ЗОчббр шт 796 372II5I008 23 58.7
----------------------------------------- SS^IOQJL/=0.3:0.4) ЗОчббр щт 796 372II5I007 12 39,5

. . ДУ=1°° (/=0,5+0,9) ЗОчббр шт... 7Qfi 372II5I007 I I 39,5
-------  - - - -^ = 80 (/ = 0 ,3 ; 0.4) ЗОчббр шт 796 372II5I006 14 29,0

25

2S
.............  ........................  ® = 80 . (/*=0,5+0,9) ЗОчббр шт 796 3 29,0

Вентиль запорный муфтовый Ду=15 15кч18п шт 796 3732III027 24 0.7

Привязан

Т .П . 9 0 3 -4 -1 0 1 .8 7  TX.C0

Лист

3Инв. №

Фси-ат *3
25598" 03  7
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Аль&ом Ъ 7

Пози

ция

Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. 

Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)

Тяг., мерка 

оборудования. 

Обозначение до

кумента и номер 

опросного листа

Единица
измерения Код зевода- 

изготоаи- 

теяя

Код

оборудования,.

материала

Цена 

единицы 

оборудо
вания , 

тыс. руб.

Коли

чест

во

Моссе
единицы
оборудо
вания,

кг

На
име
нее а-
кке

Код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

28 Вентиль запорный муфтовый Ду=20 15кчГ8п ШТ 7S6 37321П028 3 0,9

29 1Гу=50 Х5кчТ.8п шт 796 3732I2I035 6 5.0

_.30 Впятил* игольчатый 1Ту=ТЯ I56546K2 ИТ 796 3742III043 I 0.57
зт Стол рабочий 1050x500x67.6___________________________________________ 0P-02-23I/I шт 796 I
32 Шкаф 1200x600x1850 0H-I0-878/3 шт 796 I

33 Таль пеоелвижнэя чепвячная ГОСТ I I 0677 шт 796 I
34 Бак для раствора яидкого стекла емкостью 0,57 м3 ТХН-4 шт 796 I

35 Бак напорный ТХЯ-5 шт 796 I

36 Фи л ь т р - о т с т о й н и к ТХН-6 шт 796 I 11,1
37 Рстамер Ду=15 РМ—0,16Ж73 шт 736 4213430500 I 2,4
38 Манометр технический МТП-160ХЮ шт 796 4212130783 I
39 Аппарат для магнитной обработки воды ^ = 0 ,3 ; 0,4 АМ0-25-Ш4 шт 796 I 67,0

4Q___ ______________________________________________f  =0.54-0.9_______________ АМ0-25-УХЛ4 шт 796 2 67,0

41 Опорные рамы пол волопологпеватели Р=£, 3:0.8 TXH-I шт 796 I
42 ______________________________________  Р=0.9____________________ ТХН-2 шт 796 I

43 Отторино рамы потг топом ТЖ-3 шт 796 4
44 Счетчик холодной воды СТВ-80 шт 796 42I32I2475 I 20,0

45 Счетчик холодной воды ВСКМ-50 шт 7Э6 42I32I0I89 I 12,0

46 Счетчик горячей воды СТВГ-1-80 шт 795 42I32I248I I 18,7

Привязан

Иив. N9
ТП 903-4-I0I.67 ТХ.С0

Лист

2 5 5 9 6 -0 3

ЦИТП 55 12104

Формат АЗ

ГОСТ 21.110-82
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Альбом 3 8

Пози

ция

паименование и техническая характеристика оборудования и материалов. 

Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)

Тип, марка 

оборудования. 

Обозначение до
кумента и номер 
опросного листа

Единица
измерения

Код завода -  

изготови

теля

! Цена
Код } Коли

чест

во

Масса
единицы
оборудо-
вания,

кг

Нд-
име-
НОЯд-
нне

Код

оборудования,

материала

имппцця
оборудо
вания, 

тыс. руб.

f 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Оборудование и изделия, поставляеш е

подрядчиком

I Грязевик горизонтальный 16-125 Т34.06 ШТ 796 2 63 ,3

4.903-10

2 16-40 Т .3 4 .0 1 шт 7% I 15 ,8

4 .903-10

2 Элеватор водоструйный £  I 40с10бк шт 796 I 11 ,3

А Фланпн стальные плоские приваояые Лу =125 (/ = 0 ,3 ;0 ,4 ) Г0СТ12821-80 шт 796 18

5 2у=125 (/ = 0 .5 + 0 .9 ) ГССТ1232Г-80 шт 796 42

6 Ду=100 (/ = 0 ,3 ;  0 .4 ) ГОСТ12821-80 шт 795 I 54 4,73

7 Ду=Ю0 ( / = 0 .5 + 0 .9 ) Г0СТ12821-80 шт 796 1 74 1 4 ,73

8 Ду=80 (/ = 0 .3 :0 .4 ) ГССТ12821-80 шт 796 | 44 3,71
:

9 Ду=80 (/ = 0 .5 + 0 .9 ) Г0СТ12821-80 шт 796 j 14 3,71

10 Трубопровод из электросвэрных труб по ГОСТ 10704-76
1
i

27=133x3/ (/ = 0 .3 + 0 .4 ) м СС6 П О 10,25

I 11 Лу=133х32 (/ = 0 .5 + 0 .9 ) м СС6 152 10,25

12 Ду=108х2,8 (/ = 0 ,3 ;0 ,4 ) м 006 1 42 7,25

13 Лу =Ю 8х 2. 8 (/ = 0 .5 + 0 .9 ) м 005
{ft 60 7,25

14 Ду=89х2.8 (/ = 0 .3 :0 .4 ) м 006 60 5,98

15 Лу=89х2г8 (/ = 0 .5 + 0 .9 ) м 006 24 5 ,98

16 7Tv=7firPf R ( / = П. 3 :0 .4 ) м 006 24 5,05

17 Ду=75х2,8 (/ = 0 .5 + 0 ,8 ) м 006 12 5,05

Привязан

T .H .9 0 3 -4 -I0 I .8 7  та* СО
Лист

5
Инв. №

2 5 5 9 8 - 0 3  9



|И
ив

. 
№

 п
од

л.
| 

П
од

пи
сь

 к
 д

ат
а 

]В
за

м
« 

и
н

р. 
№

|

А льбом 3 9

Пози

ция

Наименование и техническая характеристике оборудования и материалов. 

Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирме)

Тип, марка 

■оборудования. 

Об93чачоиие до
кумента и номер 

опросного листа

Единице
измерения Код завода -  

изготови

теля

Код

оборудования,

материала

Цена 

единицы 

оборудо
вания , 

тыс. руб.

Коли

чест

во

Масса
единицы
оборудо
вания,

иг

На-
име-
ноза-
кие

Код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

18 Трубопровод из электросзарных труб
ло ГОСТ 10704-76 Ду=57х2,5 (/=0 ,3 ;0 ,4 ) М 006 12 3,36

19 Трубопровод из водогазопроводных оцинкованных труб

по ГОСТ 3262-75 Ду=15 М 006 12 ХД6

20 Jv=20 м 006 4 1 ,5

2Т Лу=50 м 006 15 4.22

22 Опора скользящая Ду=125 (/=0 ,3 ;0 ,4 ) 4.903-1035 шт 796 6

23 Ду=125 (/=0,54-0,9) 4.903-I0B5 шт 796 4

24 Ду=100 (  /=0,5*0,9) 4.903-IDB5 шт 796 2

25 Рукав резиновый напорный Ду=50 Г00Т18698-79 м 006 20 |

26 Масляная краска (  /=0,3;0,4) ГОСТ 8292-75 кг 166 47,25

27 (/=0.54-0.9) ГОСТ 8292-75 кг 166 60,9

28 Тепловая изоляция минеральная вата (/=0 ,3 ;0 ,4 ) ГОСТ 9573-82, со И З 8,0

29 (/=0,54-0,9) ГОСТ 9573-82 м3 И З 9,8

30 Рулонный стеклопластик (/=0 ,3 ;0 ,4 ) T76-II-I45-74 м2 005 135.0.
31 (  /=0.5*0,9) [?У6-1Х-145-74 м2 005 200

32 Алюминиевые листы ( / = 0,3;0,4) ji.’ОСТ21631—76 м2 005 23,0

33 (/=0,54-0,9) !гОСТ2Г631-76 м2 005 40
\

Привязан

Т.П.903-4-I0I.87 TX.CQ
Лист

6
Инв. N?

2 5 5 9 6 -0 3  •/о
Формат АЗ
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Альбом 3 40

Пози

ция

Наименование м техническая характеристика оборудования и материалов. 

Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)

Типг марка 

оборудования. 

Обозначение до* 
кумеита и номер 

опросного листа

Единица
измерения Код завода -  

изготови

теля

Код Цена
единицы

Коли

чест

во

Масса

единицы

оборудо
вания,

кг

На-
мме-
нова-
ние

Код

оборудования, 1 оборудо-

материала | вания,
* тыс. руб.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Оборудование и материалы, поставляемые
заказчиком

I . I .  Приборы и средства автоматизации
- Температура 150°С. Подающий трубопровод теплосети П-52-240-103 ШТ 796 421060 I

на вводе. Термометр технический прямой с ценой деления ГОСТ 2823-73
2°С, с длиной верхней части 240 мм и нижней части 103 мм

в комплекте с оправой по ГОСТ 3029-75.

Шкала: 0*160°С.
1

- Температура 150°С, Ю0°С, 70°С, 130°С. Подающий трубо- У-52-240-141 шт 796 421060 4
цровод теплосети перед и после подогревателя П ступени, ГОСТ 2823-73
перед подогревателем I  ступени. Прямой трубопровод

на отопление. Термометр технический угловой с ценой

деления 2°С, с длиной верхней части 240 мм и нижней
части 141 мм в комплекте с оправой по ГОСТ 3029-75.
Шкала: OfI60°C.

i

________

Инв №
кач.от
Н.контр 
Гл.спе

д.Данилот' 
♦Кувырки 5

катериноь

ит.инж.Карпова 
провар

Привязан

ТП 903-4 -101,87 ATX.C0I

Спещфикация оборудования 
к основному комплекту 
чертежей марки АТХ

Стадия | Лист Листов
Р 1 1 9

ЦШ4ИЭПинженерного 
оборудования 
г.Москва

2559 8  ~ОЪ Н
Формат АЗ
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Альбом 3 Н

Пози-

Ц»я

Наименование и техническая характер* :л;ка оборудования к мегеркблоа» 

Звсод-изготооктель (для импортного 'if*’ рудовакня • страна, фг'рмв)

Тил, марка 

оберу догачиа., 

Обозн-шзние до

кументе и номер 

опросного листа

Вдиккца
измерения

Код завода -  

изготови

теля

Код

оборудования,

материала

Цена 

единицы 

оборудо

вания , 

тыс. руб.

Коли

чест

во

Масса

единиц!•1
Не*
име
нова
ние

Код

оборудо
вания,

кг

1 3 4 5 & 7 8 9 10

- Температура 70иС, 50°С, 60^С, Обратный трубопровод тепло- П-41-240-103 пгг 796 421060 4

сети на выходе. Вода от хозяйственных насосов после подо- ГОСТ 2823-73
гревателя I  ступени, перед к после подогревателя П стуле-

ни. Термометр технический прямой с ценой деления I UC,

с длиной верхней части 240 мм п нижней части ЮЗ мм

в комплекте с оправой по ГОСТ 3029-75.

Шкала: 0*100°С.

- Температура 60°С, 50°С, 70°С. Трубопровод на ГВС, цирку- У-41-240-141 шт 796 421060 4

ляционный трубопровод ГВС» обратный трубопровод отопления ГОСТ 2823-73

на вводе, подающий трубопровод теплосети после подогрева-

теля I  ступени. Термометр технический угловой с ценой

деления 1°С, с длиной верхней части 240 мм и нижней части

141 ш  в комплекте с оцравой по ГОСТ 3029-75.

Шкала: СЧ100°С.

- Температура 10 С. Ввод водопровода. Вода от хозяйственных П-21-240-103 шт 793 421060 2

насосов перед подогревателем I  ступзни. Термометр техна- ГОСТ 2823-73

ческий прямой с ценой деления 1°С, с длиной верхней части

240 мм и нижней части ЮЗ мм .в комплекте с оправой

по ГОСТ 3029-75. Шкала: 0*50°С.

1______

Привязан

тп 903-4-101,87 ATX.C0I
Лист

2
Инв. Ыз

2 5 5 9 8 -0 3  ~12
Формат АЗ 

ГОСТ 21. 110-82
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Альбом 3

Пози

ция

Наименование и техническая характеристика оборудования -м материалов. 

Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)

Тип, марка
оборудования. 

Обозначение до
кумента и номер 

опросного листа

Единица
измерения Код заводе -  

изготови

теля

Код

оборудования,

материала

Цена 

единицы 

оборудо
вания , 

тыс. руб.

Коли

чест

во

Мессе
единицы
оборудо
вания,

К Г

На-
име-
нооо-
ние

Код

1 2 3 4 5 б 7 8 9 10

I Температура 60°С. Трубопровод на ГЗС. Термометр показываю- ТКП-100ЭК ШТ 796 42III4II86 I

пщй сигнализирующий. Предел измерения: OuC-j +Ю0°С. ТУ25-02.
Длина капилляра 2,5 гл. Длина погружения термобаллона 100375-84
160 мм (для р  = 0,34-0,4).

Длина капилляра 4 к. Длина погружения термобаллона 200 ми

(для р  =0,540,9)

2 Температура 60°С. Трубопровод на ПЗС. Термометр маномет- ТГС-711 шт 796 42III3500I I

рический сашшщущий. Предел измерения: 04100°С. ТУ25-02.

Время одного оборота диаграммы 24 часа. Питание~ 220В. 101565-79

Длина капилляра 2,5 м. Длина погружения термобаллона

160 мм (для р  =  0,34-0,4).

Длина капилляра 4 и. Длина погружения термобаллона

200 мм (для р  = 0,540,9).

3 Температура 150°С, 70°С. Подающий и обратный трубопроводы ТГ2С-7П ШТ 796 421П35Ю1 I

теплосети. Термометр манометрический самопишущий, двух- ТУ25-02.

записной. Предел измерения 04200°С. Длина погружения термо- 101565-79

баллона 200 мм. Длина капилляров 6 м. Питание ~  220 В.

Время одного оборота диаграммы 24 часа.

4а Температура наружного воздуха. Северная сторона здания. TCM6II4 шт 796 42II43006I I

Термопреобразователь сопротивления. ТУ 25-02.220703-78. 5Ц2.821.160-

Предел измерения: -50°С 4- +Ю0°С. -01

Привязан

ТП 903-4-101,87 ATX.C0I
Лист

3
Йив №

2 5 5 9 8 - 0 3  13
Формат АЗ
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Альбом 3 <Ъ

Пози

ция

Наименование н техническая характеристика оборудования к мегеркалоп. 

Завод-нэготовитзль (для импортного оборудования -  страна, фирма)

Тип, мерка 

оСорудоегпик. 

Обозначение до

кумента к ночер 

опросного листа

Единица
измерения Код завода -  

изготови

теля

Код

оборудования,

материала

Цена 

единицы 

оборудо
вания , 

тыс. руб.

Коли

чест

во

Масса
единицы
оборудо
вания,

кг

На
име-
ксог>
ние

Код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

. 0 
4ТГЗ Температура 130°С, 70°С, 60°С. Прямой и обратный трубо- ТСМ-0879 шт 796 42П430925 3

провода отопления. Трубопровод на ГВС. Термопреобразова- 5Ц2.82Т.430-

тель сопротивления ТУ26-02.792283-80. Предел измерения: -19

-50°С -f +200°С. Монтажная длина 160 мм.

Вариант регулирования с Т-48М-6

4в. Прибор регулирующий ТУ2502.210.169-85 T48irf—6 шт 796 42189-80524 I

Вариант регулирования с РС-29

4в Прибор регулирущий ТУ25.0205.138-85 РС29.2.33 шт 796 421803 I

4г Прибор регулирующий ТУ25.0205.138-85 PC29.0.I2 шт 796 421803 I

7"Д 
4 172 Усилитель трехпозиционнкй ТУ25.0205.139-85 У 29.2 шт 796 2

- Давление. Подающий трубопровод теплосети до задвижки, МТП-160х16 шт 796 42I2I30783 5

после грязевика, после регулятора. Обратный трубопро- ГОСТ 2405-80
вод теплосети после регулятора, после з з д е и ж к з .

Манометр показывающий. Предел измерения:

0*1,6 МПа (16 кгс/см2)

Привязан

Иие №

ТП 903-4-101,87

Лист

ATJC.C0X 4

Z 5 5 9 S -0 3  4 А
Формат АЗ 

ГОСТ 21.1Ю-87
ЦИТП 55 12t04
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Альбом 3

Пози

ция

Наименование и техническая характеристика оборудовения и материалов. 

Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фкрма]

Тип, мерка 

оборудования. 

Обозначение до

кумента и номер 

опросного листа

Едппица
измерения Код завода -  

изготови

теля

|
Код

оборудования,

материала

Цена 

единицы 

оборудо- 
аания, 

тыс. руб.

Коли

чест

во

Масса

единицы
оборудо
вания,

кг

На-
име-
нове-
ние

Код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

- Давление. Подающий трубопровод теплосети перед и после Ш  160x10 ШТ 796 42I2I30783 24

подогревателя П ступени, перед подогревателем I  ступени. ГОСТ 2405-80
Прямой трубопровод на отопление, до и после регулятора

УРРД-М. Ввод водопровода, всасывающие и напорные патруб-

ки хозяйственных насосов, общий трубопровод хозяйственных

насосов. Вода от хозяйственных насосов перед и после

подогревателя I  ступени, всасывающие патрубки циркуля-

ционных насосов ГВС, перед и после подогревателя П сту- j

пени. Трубопровод на ГВС, циркуляционный трубопровод ГВС. |

Манометр показывающий. Предел измерения: Of I  МПа

(10 кгс/см2)

~ Давление. Подающий трубопровод теплосети после подогрева- МТП 160x6 шт 796 42I2I30783 5
теля I  ступени. Обратный трубопровод отопления,- всасывающие ГОСТ 2405-80
патрубки корректирующих насосов отопления. Обратный трусю-

провод теплосети до. регулятора. Манометр показывающий. 5

Предел измерения: 0*0,6 МПа (6 кгс/см2)

&4 *и Давление. Напорные патрубки корректирующих насосов отолле- ЭКМ № 10 ШТ 796 42I2I40I22 8

ния, циркуляционных насосов ГЕС. Ввод водопровода. Общий ГОСТ I37I7-

трубопровод перед циркуляционными насосами ГВС. Манометр 84

показывающий электроконтактный.

Предел измерения: 0*1 МПа, (10 кгс/см2).

Привязан

Инв. №
ТП 903-4-101,87 ATX.C0I

Лист

25В96-0Ъ 15
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АлЪбОУ 3

Пози

ция

Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. 

Завод-изготовителе (для импортного оборудования- страна, фирма)

Тип, мерка
Единица

измерения
Код завода -  

изготови

теля

Код

оборудования,

материала

Цена 

единицы 

оборудо
вания , 

тыс. руб.

Коли-

чест-

яо

Масса
единицы
оборудо
вания,

кг

оборудования. 

Обозначение до

кументе и номер 

опросного листа

На
име-
кова
ние

Код

1 2 3 4 5 б 7 8 9 10

6 Давление. Обратный трубопровод отопления. ЗКМГУхб ШТ 796 42I2I40I22 I
Манометр показывающий влектроконтактный. ГОСТ 13717-84
Предел измерения: 040,6 МПа (6 кгс/см2)

VI*S Перепад давления 0,25 МПа (2,5 кгс/см2). Всасывающие и PKC-I-0M5-03 HIT 796 421882 5

напорные патрубки хозяйственных насосов, подающий и ТУ25-02.

обратный трубопроводы теплосети. Датчик реле разности 202152-79

давлений. Пределы уставок: 0,0640,6 МПа (0,646 кгс/ем2).

8 Давление. Подающий и обратный трубопроводы теплосети. MT2C-7II ШТ 796 42I2I34005 I

Манометр самопишущий. Пределы измерений: 041,6 МПа ТУ25-02.

(04-16 кгс/см2). Время одного оборота диаграммы 24 часа. 101962-79

Питание ~  220В.

9& Диафрагма камерная с одной парой отборов комплектно Ж -ГО-125- ШТ 796 I

с запорной арматурой и уравнительными сосудами. -П-а/б-П

Двн = 133x3,2 мм. Трубопровод подающий теплосети. ГОСТ 26969-

-86

Опросный ЛИЯ

по форме

УОЛ-1-85

Привязан

ТП 903-4-101,87 ATX.C0I
Лист

6
Инв. № ___________

25598-02 ) / 6
Формат АЗ 

ГОСТ .21.110-Ю
ЦИТП 55 12104
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Альбом 3
/6

I
Пози-

цю

наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. 

Завод-изготовитель (для импортного оборудования* страна, фирма)

Тип, марка 

оборудования. 

Обозначение до

кумента и номер 

опросного листа

измерения Код завода -  

изготови

теля

Код

оборудование,

материала

Цене 

единицы 

оборудо

вания, 

тыс. руб.

Коли

чест

во

Месса

единицы
оборудо
вания,

кг

На-
име-
нова-
ние

Код

1 2 3 4 5 & 7 3 9 it)
96 Расход 38,85 кЗ/ч. Подающий трубопровод теплосети. ДСП-71СГ ШТ 796 4212530000 I

Дифманометр показывающий с электросигнальным устройством, Опросный лист

с вентильным блоком и кронштейном. по форме

Предел измерений: 0*40 мЗ/ч. Питание ~  220 В. УОЛ-1-85

Избыточное давление 16 МПа (160 кгс/см2).

1.2. Электроаппаратура, не поставляемая

комплектно со щитом автоматизации

I Пост управления кнопочный ~  500В ПКЕ-212-2У2 ШТ 796 3428440004 2
ТУ16-642.006-83

1.3. Трубопроводная арматура

I Кран трехходовой, Ру 1,6 МПа, Яу 15 мм, ТУ26-07-1061-73 ПБ18бк ШТ 796 3712226007 59

2 Вентиль муфтовый, Ру 1,6 Ша, Ду 15 мм, ГОСТ 5761-74 15ч8р ШТ 796 3722III005 6
3 Вентиль муфтовый, Ру 1,6 МПа, Ду 15 мм, ГОСТ 5761-74 15кч18п ШТ 796 3732III027 6

1.4. Кабели и цровода

Кабель контрольный с алюминиевыми зилами с полнхлорвини-
ловой изоляцией в полихлорвиниловой оболочке

ГОСТ I508-78E, сечением:

I 4x2,5 кв.мм АКВВГ км 008 3563440I3I 0,200

2 7x2,5 кв.мм АКБВГ км 008 3563440133 0,150

3 10x2,5 кв.мм АКВВГ км 008 3563440134 0,075

___

Привязан

----  ■ ------ ---- |лмст

ТП 903-4-101,87 ATX.C0I 7
Ина. НЗ

17
АЗ

2 5 * 9 3 -0 3
формат .J
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Альбом 3 И

Пози

ция

Наименование и техническая характеристика оборудования и меторкалов. 

Зеаод-иэготоеитель (для импортного оборудования- страна, фирма)

Тип, марка 

оборудовакия. 

Обозначение до

кумента и номер 

опросного листа

Единица
измерения

Код завода -  

изготови

теля

Код

оборудования,

материала

Цена 

единицы 
оборудо
вания, 

тыс. руб.

Коли

чест

во

Масса
единицы
оборудо
вания,

кг

На-
име
нова
ние

Код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

4 Кабель контрольный с медными килами с полихлорвиниловой
изоляцией в полихлорвиниловой оболочке ГОСТ I5Q8-78E,

сечением:
(для варианта регулирования с Т-48М-6) 4x1 кв.мм КВЕГ КМ 008 3563I40III 0,060

(для варианта регулирования с РС-29) 4x1 кв.мм кввг КМ 008 3563I40III 0,105

5 Провод с медной жилой ГОСТ 6323-79, сечением I  кв.mi пвз км 008 355II303I7 0,170

Кабель многожильный с многоцроволочной жилой в ноли-

винилхлоридной оболочке ГОСТ 10348^80, сечением:
6 5x0,35 кв.мм ?жэш км 008 358II2 0,065

7 3x0,5 кв.мм м е т км 008 358112 0,035

1.5. Монтажные материалы
I Труба стальная бесшовная (импульсная) ГОСТ 8734-75 Труба м 006 134000 45

14x2-20
2 Металлорукав Ду 25 мм ТУ22.3988-77 РЗ-Ц-Х-25 м 006 3449650000 45

Привязан

ТП 903-4-101,87 ATX.C0I
Лист

8Йнв. N9

25S9S~03 18
Формат АЗ

Ц*ТП 55 12104 ГОСТ 21.110-82
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Альбом 3

Пози

ция

Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. 

Завод-изготовитель (для импортного оборудования- страна, фирма)

Тип, марка 

оборудования. 

Обозначение до- 

кумента и номер 

опросного листа

Единица
измерения Код завода -  

изготови

теля

Код

оборудования,

материала

Цена 

единицы 

с&орудо- 
взмия, 

ть*:. руб.

Коли

чест

во

Масса
единицы
оборудо
вания,

кг

На
име
нее а-
ние

Код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Оборудование, поставляемое подрядником
Изделия ГМА

I Коробка соединительная ТУЗбЛ 763-78 КСК-8 шт 796 8
2 Коробка соединительная ТУ36Л765-78 KCK-I6 шт 796 I
3 Скоба ТУ36Л186-76 C0-I2 т 168 0,0003
4 Скоба ТУ36.1186-76 C0-I4 т 168 0,0002

5 Скоба ТУ36.1186-76 C0-I6 т 168 0,0004
6 Скоба ТУ36.1186-76 СО-Ю т 168 0,0002
7 Скоба ТУ36.1086-76 БС2-12 т 168 0,002

8 Скоба ТУ36.1086-76 БС2-14 т 168 0,005

9 Скоба ТУ36Л086-76 БС2-16 т 168 0,004

10 Скоба ТУ36.1086-76 бс2- ю т 168 0,001

1

Привязан

ТП 903-4-101*87 ATX.C0I
Лист

9
Инв. N°

2559S  -0 3  19
Форме! -̂ 3

г О СТ ?* * ■г '' '



Альбом 3 49

*

Пози

ция

Наименование и техническаяхарактеристика оборудования и материалов. 

Завод-изготовитель (для импортного оборудования- страна, фирме;

Тип, марка 

сбору дования.

Единица
намерения Код завода -  

изготови

теля

Код

оборудования,

материала

Цена 
единицы 
оборудо
вание 

тыс. руб.

Коли

чест

во

Масса

единицы

оборудо
вания,

кг

Обозначение до- 
куме 1та и номер 

опросного листа

На-
име
нова
ние

Код

1 2 4 5 6 7 8 9 10

I . I .  Щиты
I Щит шкафной с задней дверью по ОСТ 3613-76 Лист ШТ 796 4236000000 I

ЩШ-ЗД-1-800х600 У4 IP30 АТХ-18-т21

Альбом I

Инв. №
пач.отй.Данйло:
НТконтр 
ГИИ

рук.гр
Ст.инж
провер

.Хохлова 
м а т ер и н  э -
олавсйая 
Хохлова 
Карпова 
М а тер и ^ о - 
ол адская}

Привязан

ТП 903-4-101,87 АТХ.С02

Спецификация щитов 
к основному' комплекту 
чертежей марки АТХ

2 5 5 9 8 -О Ъ

Стадия Лист Листов
Г i 1

ЦНИИЭ]
обору
г.Мос:

1 инженерного
цования
ква

ZO
Формат АЗ

ГОСТ 21.110-82
ЦИТП 55 12103
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Альбом 3

Иив. №

Нач.отД.Данилов
л. кон?). Хохлова
ПШ

д а . г р
и Т .П Н л
провер

.катерино
славская,
Хохлова
ICaonoEa
глсатерин ̂ ~7УУ 
славская ^

Ж
Ш ис*
GS&*

Привязан

ТП 903-4-101,87

го

Пози

ция

Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. 

Завод-изготовитель /для импортного оборудования- с*раыа фирма)

Тип, ферма 
оборудования. 

Обозначение до* 
кумеита и номер 

опросного листа

Единица
измерении Код завода *  

изготови

теля

Код { Цвка Коли

чест

во

Масса

единицы
оборудо
вании,

кг

На
име-
кова
ние

Код

оборудования,

материала

оборудо
вания̂  

тыс. руб.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

I. Оборудование и материалы, поставляемые
заказчиком

I . I .  Оборудования и изделия, распределяемые по линии
комплектующих организаций

Ящик управления в нормальном исполнении ~  380В, ТУ16-536.
цепи управления^220В, 042-76

I . I . I уставка автомата ЗД5А, теплового реле 2,5А Я5И0-2474 ШТ 796 343546000D I

; у ш

I.I .2 уставка автомата 8А, теплового реле 6А (для J0 =0,340,4) Я5Ш-2874 шт 796 3435460000 3
УХЛ4

уставка автомата 12,5А, теплового реле I0A (для Р=0,5*0,9) Я5111-3074 ШТ 796 3435460000
УХЯ4

1.1,3 уставка автомата 20А, теплового реле I6A Я5111-3274 шт 796 3435460000 3
УХЯ4

1.1.4 уставка автомата 40А, теплового реле 32А Я5Ш-3574 шт 796 3435460000 2
УХЛ4

эм.со

Спецификация оборудования 
к основному комплекту 
чертежей марки ЗМ

Стадия Лист Листов
Г 1 4

ЦНИИЭП инженерного 
оборудования
г. Москва

25598 -  03 21
Формат АЗ
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Альбом 3 \Z\

Пози

ция

Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. 

Завод-изготовитель (для импортного оборудования- страна, фирма)

Тип, мерка
Единица

измерения
Код завода — 

изготови

теля

Код

оборудования,

материала

Цена, 
единицы 

оборудо
вания , 

тыс. руб.

Коли

чест

во

Масса
единицы
оборудо
вания,

кг

Обозначение до

кумента и номер 

опросного листа

На
име*
нова-
иие

Код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Кабельные изделия

Кабель силовой с алкшниевыми жилами без защитного
покрова сечением:

I . I .5 3x2,5 кв.км (для Р=0,34-0,4) ЛВВГ-0,66 кВ КМ 008 352222III7 0,060
3x2,5 кв.мм (для J5=0,5i0,8) АВВГ-0,66 кВ КМ 008 352222III7 0,120
3x2,5 кв.мм (для р=0,Э) АВВГ-0,66 кВ км 008 352222III7 0,070

I . I .6 4x2,5 кв.ш АВВГ-0,66 кВ КМ 008 352222II25 о д ю

I . I .7 Зх4+1х2,5 кв.мм. АВВГ-0,66 кВ КГ.1 008 352222II49 0.060

1.1,3 Зх6+1х2,5 кв.ш АВВГ-0,66 кВ . км 008 352222II5I 0.035

1.2. Материалы и изделия, поставляемые

заказчиком

I.2 .I Металлорукав Ду 22 мм РЗ-Ц-Х-22 м 006 3449650000 10
ТУ22.3983-77

1.2.2 Металлорукав Ду 32 ш РЗ-Ц-Х-32 м 006 3449650000 5
ТУ22.3983-77

3
i

Привязан

ТП 9 0 3 -4 -1 0 1 ,8 7  эм . СО

Лист

2
Инв. N°

2 5 5 9 8 -Ь  3  * *

Формат АЗ

ЦИТЛ 55 12104 ГОСТ 21.110-82
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2

Пози

ция

Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. 

Завод-изготовитель (для импортного оборудования- страна, фирма)

Тип, марка 

оборудования. 

Обозначение до* 

кументе и номер 

опросного листе

Единице
измерения

Код завода -  

изготови

теля

Код

оборудования,

материала

Цена 

единицы 

оборудо

вания , 
тыс.- руб.

Коли

чест

во

Масса

единицы
оборудо
вания,

кг

На- 
име- 
н зва
ние

Код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 to

2. Оборудование и материалы, поставляемые
подрядчиком

Труба стальная электросварнач ГОСТ 10704-73

2 . I . I 25 х 1,6 мм КМ 008 137300 “07020“

т 168 137300 0,018

2.1.2 33x2 мм км 008 137300 0,006

т 168 137300 0,010

Труба полиэтиленовая низкой плотности среднего типа ГОСТ 18599-83

2.1.3 25x2,7 км км 008 22481I 0,045

т 168 22481I 0,009

2.1.4 32x3,4 мм кгл 008 2248II 0,010

т 168 22481I 0,005

1 ----- -

Привязан

Инв. №
ТП 903-4-101,87 ЭМ. СО

Лист

г ж е е - о з  г г
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Альбом 3 г з

Пози

ция

Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. 

Завод-изготовитель (для импортного оборудования - «страна, фирма)

Тип, марка 

оборудования. 

Обозначение до

кумента и номер 

опросного листа

Единица
измерения

Код завода -  

изготови

теля

Код

оборудования,

материалу

Цена 

единицы 

оборудо
вания , 

тыс. руб.

Коли

чест

во

Масса
единицы
оборудо
вания,

кг

н*~
име-
МОВв-
нив

Код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2.2. Изделия, поставляемые электромонтажной
организацией

Изделия заводов ШЛ

2.2.1 Щит распределительный (ЩО-70), состоящий из панелей: ТУ34-1372-79 компл. 671 343432 I

Щ070-1-05УЗ -  2 шт.
Щ070-1-79УЗ -  2 шт.

Щ070-1-83УЗ -  I  шт.

Щ070-1-96УЗ -  2 шт.

2.2.2 Муфта ТР-4УЗ . гат 796 34496503C3 30

ТУ36-1447-82

2.2.3 Муфта ТР-5УЗ шт 796 3449650303 10

ТУ36-1447-82

Привязан

1
I

ТП 903-4- 101,87 ЭМ. СО
Лист

1 4
Инв. N9 _____1-------

2 5 5 9 8 -0 3  29

Формат АЗ 
ГОСТ 21.110-82

ЦИТП 55 12104
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Пози

ция

Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. 

Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма;

Тип, марка 

оборудования. 

Обозначение до

кументе и номер 

опросного листа

Единица
измерения Код завода ~ 

изготови

теля

Код

оборудования,

материала

Цана
единицы 

ссорудо- 
• 02КНЯ,

ТЬЛ. руб.

Коли

чест

во

Масса

единицы

оборудо
вания,

кг

На-
И М 6 -

нова-
иие

Код

1 2 3 4 5 6 7 3 9 10

I .  Оборудование и материалы, поставляемые

заказчиком

I . I .  Оборудование и изделия, распределяемые по линии.

комплектующих организаций

Электрооборудование

Выключатель.автоматический, 380В, 50А, двухполюсный,

в дополнительной металлической оболочке, комбинированный

расцепитель:

I . I . I .  ЮА АП-50Б-2МТУ2 I шт 796 575810 j I 3,5

iТУ16-522.036-1 ' !

-75 \

1 , 1 . 2 . 25А АП-505-2МТУ2 ЦТ 796 575810 I 3,5

ТУТ6-522.С66-

-75

I . I . 3 .  Выключатель автоматический 38QB, 50А, трехполюсный АП-50Б-ЗМТУ2 ШТ 796 575810 X 3,5
в дополнительной металлической оболочке, комбинированный ТУ16-522.С66-
расцепитель 25А -75

Инв. N9

/§ф
; иД анилов

iii.KCHT'L Золотов :к а я
за м .н .р т .к о л о т о зская^
Р у к .r e j М атвеева
ЗеД. ИЯ.{Г Пупмарг,-
lipoEep] йатзеев 'а '

Привязан

ТП 9Q3-4-IQI.87 ЭО.СО

Спецификация оборудования 
к основному комплекту 
чертежей нашей ЭО

Стадия Лист Листов
Р i 5

ЦНИИЭП инженерного 
оборудования
г.Москва

25598-03 Z5
Формат АЗ
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Альбом 3 ZS

Пози

ция

Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. 

Завод-изготовитель {для импортного оборудования- страна, фирма)

Тип, марка 

оборудования. 

Обозначение до

кумента и номер 

опросного листа

Единица
измерения Код завода -  

изготови

теля

Код

оборудования,

материала

Цена 

единицы 

оборудо

вания, 

тыс. руб.

Коли

чест

во

Масса

единицы
оборудо
вания,

кг

На
име
нее»*
ние

Код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

I . I . 4 .  Щиток осветительный с вводным пакетным выключателем Я0У-8501УЗ шт 796 343414 I 15

ПВЗ-60 , с 6 фидерными выключателями A E -I03 I-I, I0A, ТУ16-536.683-
степень защиты IP54 -81

I . I . 5 .  Трансформатор однофазный, водозащищенный, мощностью ОСОВ-0,25 У5 шт 796 343400 I 10

0,25 кВА, 220/36В

I . I . 6 .  Розетка штепсельная двухполюсная с плоскими ко итак- РШ-П-2-0-1Р43- . шт 796 346430 5 0,08

•тами, одноместная, для открытой установки, брызго- -01-10/42

защищенная, 42В, I0A

Оборудование светотехническое

I . I . 7 .  Светильник потолочный пыленепроницаемый до 100 Вт а п п о з - ю о -о о 1 шт 796 346II8 3 3,6

УЗ

1 Л .8 .  Светильник подвесной пылезащищеядай, до 200 Вт, ЙСП21-200- шт 796 346II0 12 2,5

исп.Х -003 УЗ

I . I . 9 .  Светильник ручной,переносной, 36В, до 60 Вт РВО-42 шт 796 346160 I 0,28

Лампы накаливания общего назначения, 220-230В,

I . I . I 0 .  100 Вт Б220-230-100 шт 796 346616 3 -

ГОСТ 2239-79

I . I . I I .  150 Вт Г220-230-150 шт 796 346616 8 -

ГОСТ 2239-79

I . I . I 2 .  200 Вт Г220-230-200 шт 796 346616 4 -

ГОСТ 2239-79

Привязан

ТП 903-4-I0 I.87  Э0.С0
Лист

2Иив. N3

2 5 5 9 3 -0  3 26

Формат АЗ 
ГОСТ 21.110-82

ЦИТП 35 I2I04
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Альбой 3 ZG

Пози

ция

Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. 

Завод-изготовитель (для импортного оборудования- страна, фирма)

Тил, марка 

оборудования. 

Обозначение до

кумента и номер 

опросного листа

Единица
измерения

Код заводе -

изготови

теля

Код

оборудования,

материала

Цена 

единицы 

обооудо- 
<закия , 

тыс. руб.

Коли

чест

во

месса

На
име
нее»-
ние

Код
оборудо-
■амия,

кг

! 2 3 4 5 & 7 8 9 10

I . I . I3 .  Лампа накаливания местного освещения, 36В, М036-60 шт 796 346616 I —

60Вт ГОСТ 1182-77

Кабельные изделия

Кабель силовой с алюминиевыми жилами, без защитного ГОСТ 16442-80

покрова

I . I . I4 .  2x2,5 -  0,66 АВВГ км 008 3522221109 0,200 99

I . I . I5 .  2x6 -  0,66 АВВГ км 008 352222ПП 0,010 149

I . I . I6  3x2,5 -  0,66 АВНГ км 008 352222III7 0,020 114

I.X .I7  3x6+1x4 - 0,66 АВВГ КГ.1 008 352222II5I 0,010 215

Привязан

ТП 903-4-101.87 Э0' С0 

_____ ~ o n

Лист

3
Йнв №

2559 В - 0 3  2 1
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Альбом 3 2 *

Пози

ция

Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. 

Завод-изготовители (для импортного оборудования - страна, фирма}

Тип, марка 
оборудования. 

Обозначение до
кумента и номер 
опросного листа

Единица
измерения Код завода -  

изготови

теля

Код

оборудования,

материале

Цена 
единицы 
оборудо
вания, 

тыс. руб.

Коли

чест

во

Масса
единицы
оборудо
вания,

кг

На-
име
нова
ние

Код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2. Оборудование и материалы, поставляемые
подрядчиком

2.1. Материалы, поставляемые генподрядчиком
Трубы стальные водогазопроводные
Труба легкая, неоцинкованная, обычной точности ГОСТ 3262-75-
изготовления, с полностью сплющенным гратом
с цилиндрической короткой резьбой на обоих концах

2 .I .I . 25x2,8 да-25 КМ 008 138500 0,015 -

т 168 138500 0,003 -

2.1.2. 32x2,8 ЛЦМ-38 км 008 138500 0,005 -

т 168 138500 0,014 -

2

Привязан

Инв. NS
ТП 903-4-101.87 ЭОсСО

Лист

4

255 98  -  0 3 28
Формат АЗ

ГОСТ 21.110-82ЦИТП 35 12104
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Пози

ция

Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. 

Завод-изготовитель (для импортного оборудования- страна, фирма)

Тип, марка 

оборудования. 

Обозначение до

кумента и номер 

опросного листа

Единица
измерения

Код завода -  

изготови

теля

Код

оборудования,

материала

Цена

единицы 

оборудо
вания, 

тыс. руб.

Коли

чест

во

Масса
единиц

1

Ы
На
им е- 
нооа- 
иие

Код

оборудо
вания,

кг

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2.2. Изделия, поставляемые электромонтажной
организацией

Электроустановочные изделия

2.2.1. Выключатель 22QB, 6А, поворотный, однополюсный, 0-4-IP44-0I- Ш Т 796 346421 4 0,137
для открытой установки, брызгозащищенный. -6/220

Изделия заводов Главэлектромонтана.

2.2.2. Профиль С-образный длиной 2000 мм К-108/1-У2 шт 796 3449626021 3 1,2
2.2 .3. Профиль зетовый длиной 2000 мм К-238У2 Ш Т 796 34496I6I8I 3 3,2

Коробка ответвительная пластмассовая

2.2 .4. трехрожковая К0Р-73УЗ Ш Т 796 34647425II 20 0,186

2.2.5. четырехрожковая КСР-74УЗ шт 796 3464742521 5 0,196

2.2.6. Уголок УСЭК-60У1 шт 796 3449826601 20 0,08

Привязан

ТП 903-4-101.87 Э0.С0
Лист

5
Ина. №

2559S - 0 3  29
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НоптвпОипиа и техническая характеристика оборудования и материалов. 

Зеаод-изготоеитедь {для импортного оборудоаания - страна, фирма)

Тип, марка 

оборудования. 

Обозначение до

кумента и номер 

опросного листа

Единица
измерения Код завода -  

изготови

теля

Код

оборудования,

материала

Цена 
единицы 
оборудо
вания, 

тыс. руб.

Коли

чест

во

Масса

единицы

оборудо
вания,

кг

На-
име-
нове-
иие

Код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Оборудование и материалы, поставляемые
заказчиком

I .  Оборудование

I Аппарат телефонный "Спектр" TA-II46

г .  Пермь телефонный завод РГ0.218.
059. ТУ ШТ 796 6654II28I0 I

П. Кабели и провода

I Кабель радиотрансляционный ПРППМ 2x1,2

ТУ16.505.

755-80Е КМ 008 3577II0300 0,015

2 Провод радиотрансляционный ШЖ 2x0,6

ГОСТ

I0254-75E км 008 35755I0I00 0,020

Иня. №

н.отд.
н. конт
1ук.гр

Данилов
). Афиногенов у  

Парусо
СтТйнж, Мишакова
11 №»)  ̂»)*;<; 1И 'Ш>1гг*гА.

Привязан

ТП. 903-4-101.87 СС.СО

Спецификация оборудования 
и материалов к основному 
комплекту чертежей марки 

СС

Стадия Лист
Т “

Листая 
“ 2—

ЦНИИЭП инженерного 
оборудования

2559Q-Q3 30
Формат АЗ

ЦИТП 55 12103 ГОСТ 21 110 82
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Альбом 3 30

Пози

ция

Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. 

Завод-изготовитель (для импортного оборудования- страна, фирма)

Гип, марка 
оборудования 

Обозначение до
кумента и номер 

опросного листа

Единица
измерения Код заводе -  

изготови

теля

Код

оборудования,

материала

Цене 
единицы 
оборудо
вания, 

тыс. руб

Коли

чест

во

масса
единицы
оборудо
вания,

кг

Не-
име-
нова-
ние

Код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 to

Оборудование и материалы, поставляемые подрядчиком

I Коробка универсальная ответвительная УК-2П

ГОСТ
J004Q-75 ШТ 796 I

2 Абонентское защитное устройство АЗУ-4

ТУ45.752дО
210 .000 ш г 796 I

3 Труба винипластовая 32x1,8
ГУ 6-013-051
-243-73 ш 008 0,010

4 Уголок равнополочный 50x50x5

ГОСТ
8509-72 т 168 0,019

Привязан

ТП 903-4-101,87 CC.C0
Лист

2
Инв N°

2 5 5 9 6 - 0 3  31



Пози

ция

Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. 

З.'дод-мэготоаитель (для импортного оборудования- страна, фирма)

Тип, марка 

оборудования. 

Обозначение до
кумента и номер 

опросного листа

Единица
измерения Код завода-

изготови

теля

&  А

оборудования,

материала

Цена 
единицы 
оборудо
вание 

тыс. руб.

Коли

чест

во

Масса

единицы

оборудо
вания,

кг

На-
мме-
ноаа-
мие

Код

1 2 3 4 5 * > 8 9 10

Оборудование и материалы, поставляемые
заказчиком

Вентиляция

I Вентилятор осевой Л 4 с электродвигателем 1390 об/мин.: В-06-300-4

4A7IA2 ШТ 796 486I5I44II I 1 0 .0

Ина. NS

la ofr
ВЯВШ5

. г и.Нзшдтут
’л. инСНагашссава

Привязан

Т.П. 903-4-I01.87 СВ. СО

Спецификация оборудования к основному комплекту чертежей марки ОВ

Стадия Лист Листов
Г ““

цнииэпюрв 
дования

25598 - О 3 32
Формат АЗ 

ГОСТ 21 110 82
ЦИТП SS 12103
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Пози

ция

Наименования м техническая характеристика оборудования и материалов. 

Завод-изготовитель (для импортного оборудования- страна, фирма)

Тип, марка 

оборудования. 

Обозначение до

кумента и номер 

опросного листа

Единица
измерения Код завода -  

изготови

теля

Код

оборудования,

материала

Цена
единицы
оборудо
вания, 

тыс. руб.

Коли

чест

во

Масса
единицы

оборудо
вания,

КГ

Не
йма
нова-
ние

Код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Оборудование и изделия, поставляемые
подрядчиком

Вентиляция

I Глушитель ГП2-1 ШТ 796 10

5.904-17

2 Воздуховод из тонколистовой стали 800x1000 6=0,7 ГОСТ

19903-74 п.м 006 7,0

3 Дефлектор СТД 210/ ШТ 796 I 84,0

/700000

1.494-32

д Узел прохода УШ-08 ШТ 796 I 145

5.90 4-Ю

5 Звукоизоляция овн-

минеральная вата 6=60 мм ГОСТ 9573-82 м3 И З 3,7

пементно-песчаная штукатурка марка 50 м2 055 65

У =1800 кг/мЗ 6=50 мм

Привязан

Т.П.903-4-I0I.87 0B.C0

Лист

2
Иив №

25598—0 3  3 3
Ф О О — в Т -  А З
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Тип, Марка 

оборудования. 

Обозначение до

кумента я номер 

опросного листа

Единица
измерения Код завода -  

изготови

теля

Код

оборудования,

материала

Цена
единицы
оборудо
вания,

«-ср уб .

Коли

чест

во

Масса

единицы
оборудо
вания,

кг

Зяаод-мзготояитель (для импортного. оборудования -  страна, фирме)
Не
йма
нова»
иие

Код

1 2 3 4 5 о 7 8 9 10
Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком

Водопровод холодной воды

I Вентиль запорный муфтовый "15Л^18,р2" 0 15 ГОСТ

I8I6I-74 ШТ 796 3732111062, I 0.7.

Водопровод горячей воды

I Вентиль запорный муфтовый "155166” 0 15 ГОСТ 9086-74 шт 796 37121П0Са I .0.38

Водостоки

I Воронка водосточная "Во-1"
ТУ-36-

УССР-698-75 ШТ 796 2 30,4

Има. N8

Ц.кбк р.Агафон<^3&*£_иг.ий/. 7~Ёелико

ИШЕЕ д. Платон'

'f'iAb
,га. Пружанакая

Привязан

Е5ЩЗ

ТП 9G3-4-I0I.87 ВК.СО

Спецификация оборудования 
к основному комплекту 
чертежей марки ВК

Стадия Лнстоя

инженерного обору
дования г .Москва

25598 - 0 3 34
Фермат АЗ

&а*аЦИ7ПЭ* ГОСТ 21.110-82
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Пози

ция

Наимемомиме и техническая характеристика оборудования и материалов. 

Завод-изготояитель (для импортного оборудования -  страна, фирма;

Тип, марка 

оборудования. 

Обозначение до* 

кумеита и номер 

опросного листе

Единица
измерения Код зоярда -

изготови

теля

Код

оборудования,

материале

Цама
единицы
оборудо

вано^ 

тыс. руб.

Коли

чест

во

Масса

единицы

оборудо
вания,

кг

На
име»
ново*
иие

Код

1 2 3 4 5 6 7 3 9 10

Оборудование и материалы, поставляемые подрядчиком

Водопровод холодной воды

I Трубы стальные водогазопроводные оцинкованные 0 15 ГХТ 3262-75 п.м 006 138500 8 1,11

2 Патрубок из ПНП с буртами на концах 0 12 ГОСТ 18599-82 шт 796 I
Водопровод горячей воды

I Трубы стальные водогазопроводные оцинков. 0 15 ГХТ 3262-75 п.м 006 138500 8 I J I
Канализация.

I Трубы чугунные канализационные раструбные 0 50 6942-3-80
1

п.м 006 4925IIIII3 2 5.9
2 То же 0 100 н 006 4925I2III 20 13,4
3 Трап чугунный эмалированный с косым выпуском 0 100 ГХТ I8 II-8 I шт 796 49732IIII09 I 9,8
4 Унитаз керамический с косым выпуском с непосредственно

соединенным смывным бачком 22847-85 КО МП л 671 4965232102 X 14

___5___ „Умывальник Фаянсовый разм.550x420 с настольн._____________________ Г̂ОСТ_________
смесителем и сифоном пластмассовым бутылочным 23759-85 компл 671 4962I32I06 I I I

Водостоки

I Трубы полиэтиленовые высокой плотности типа "А" 0 ПО ГОСТ
18599-83 п.м 006 224820 18 1,68

903-4-I0I.87

Спецификация оборудования 
к основному комплекту 
чертежей марки "ВК"

2 5 *9 3 -0 3

вк.со
Стадия
Т Г “

Лист Листоа

i -
1ЭП

инженерного обору
дования г.Москва

Ф о р м а т  А З

Типовой проект 903-4-101.87

http://files.stroyinf.ru/Index2/1/4293797/4293797217.htm

