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1. О б щ а я  ч а с т ь .
н . На зн а чен и е  и о бласть  прим енения .
ТИПОВОЙ ПРОЕКТ ЦЕНТРАЛЬНОГО ТЕПЛОВОГО ПУНКТА 

С ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКОЙ Ч МВТ РАЗРАБОТАН ПО ПЛАНУ 
БЮДЖЕТНЫХ ПРОЕКТНЫХ РАБОТ ГОСГРАЖДАНСТРОЯ
1987г. Це н т р а л ь н ы й  тепловой пункт ( Ц Т П )  п ред 
на зн а чен  ДЛЯ ПРИСОЕДИНЕНИЯ К ТЕПЛОВЫМ СЕТЯМ 
ИСТОЧНИКА ТЕПЛА - Т Э Ц  и к городским водопровод
ным СЕТЯМ МЕСТНЫХ СИСТЕМ ХОЛОДНОГО И ГОРЯЧЕГО 
ВОДОСНА6ИБНИЯ ДЛЯ ЖИЛЫХ ГОРОДСКИХ МИКРОРАЙОНОВ, 
в ЦЕНТРАЛЬНОМ ТЕПЛОВОМ ПУНКТЕ ПРЕДУСМАТРИВАЕТСЯ
р а з м ещ ен и е  о бо руд о ва н и я , а рм а т уры , приборов 
УЧЕТА Н КОНТРОЛЯ ДЛЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО СНАБЖЕНИЯ 
МИЛЫХ МИКРОРАЙОНОВ ТЕПЛОМ И ВОДОЙ.

Типовой ПРОЕКТ ВЫПОЛНЕН В СООТВЕТСТВИИ СО 
СНИП 1-Г. 10-73* (1-36-73*), п -12-77, 5-3-79* .̂04.05-86 
и "Руководство по проектированию  тепловых пунктов." 
Москва, Стройиздат 1983 г.

1.2. Ис хо д н ы е  д а н н ы е .
Типовой проект разработан на основании следую

щих ИСХОДНЫХ ДАННЫХ'-
В ЦТП ПОСТУПАЕТ ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНАЯ ВОДА с 

ПАРАМЕТРАМИ 1S0 -704 ОТ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ ИСТОЧНИ
КОВ ТЕПЛА (ТЭЦ  И КОТЕЛЬНЫХ) и ВОДОПРОВОДНАЯ ВОДА 
ОТ ГОРОДСКИХ СЕТЕЙ. СООТНОШЕНИЕ НАГРУЗОК ОТОПЛЕНИЯ 
И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ПРИНЯТО - j> • 0.34 0,9

' Со о т н о ш е н и е  
н а г р у з о к Ч ОТ г к а л

0,3 0,0/0.74 3.4 / 2 .7
о,ч 4,4/ 0,93 ZAI 2 .5
О * 1 .3 / 1 .1 3 2 .7 /  2.3
0.8 1 .5 / 1 .2 8 2 .5 /  2.15
0,7 1.65/1,44 2.3 5 /2 .0 2 ,
0,8 1.8 /  4.53 2 .2 / 1 .9
0.9 4 .9 / 4 .6 3 2 .1 / 4 .8

Располагаемый напор на вводе в ц т п  в системе тепло
снабжения - ЧОм-, В СИСТЕМЕ ХОЛОДНОГО водоснабжения-20М. 
Максимальная этажность застройки- 9-этажные здания.

Здание цтп огдельностояцее, располагаемое на террито
рии жилого микрорайона.Инженерное обеспечение Ц Т И -
ЭДЕКТРОПИТАНИБ, КАНАЛИ30ВАНИЕ, СЛАБОТОЧНЫЕ УСТРОЙСТВА- 
ОСУЦЕСТВЛЯЕТСЯ ОТ ВНУТРИКВАРТАЛЬНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ.

1.9. Ос н о вн ы е  п ро ект н ы е  реш ви и я .
Для ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО СНАБЖЕНИЯ ПРИСОЕДИНЯЕ

МЫХ ЗДАНИЙ ТЕПЛОМ принята:
-Д вухступенчатая смешанная схема присоединения

ВОДОПОДОГРЕВАТЕАЕЙ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ С ОГРАНИЧЕНИ
ЕМ МАКСИМАЛЬНОГО РАСХОДА ВОДЫ ИЗ ТЕПЛОВОЙ СЕТИ НА 
ВВОДЕ ПРИ ПРИМЕНЕНИИ РЕГУЛИРУЮЩИХ КЛАПАНОВ 
РАСХОДА НА ОТОПЛЕНИЕ О ЗАВИСИМЫМ ПРИСОЕДИНЕНИЕМ 
СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ.

Во д о сн а бж ен и е  - централизованное от город
ского ВОДОПРОВОДНОГО ВВОДА В .ПРИСОЕДИНЕНИЕМ 
МЕСТНЫХ СИСТЕМ ХОЛОДНОГО И Г о р я ч е го  ВОДОСНАБЖЕНИЯ 
К СУЩЕСТВУЮЩИМ ВНУТРИКВАРТАЛЬНЫМ СЕТЯМ.

Здание ЦТП оборудовано водопроводам, канализацией ,
В0ДВСТ0К0М, ПРИТОЧНО-ВЫТЯЖНОЙ ВЕНТИЛЯЦИЕЙ, ОБЩИМ И РЕМОНТ
НЫМ освещением, телефонном связью . Д ля п ерем е  щения
НЕРАЗЪЕМНЫХ ЧАСТЕЙ УСТАНОВОК, АРМАТУРЫ Н ОБОРУДОВАНИЯ 
ПРЕДУСМАТРИВАЕТСЯ МОНОРЕАЬС С РУЧНОЙ ТАЛЬЮ.

1.4. Использование достижений науки и техн и ки . 
При РАЗРАБОТКЕ ЦЕНТРАЛЬНЫХ ТЕПЛОВЫХ ПУНКТОВ ИСПОЛЬ

ЗОВАНЫ ДОСТИЖЕНИЯ НАУКИ И ТЕХНИКИ «ОБЛАСТИ АВТОМАТИЗА
ЦИИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ Н СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУК
ЦИЙ, & ЦЕЛЯХ ЭКОНОМИИ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ 
РЕСУРСОВ ПРОЕКТОМ ПРЕДУСМОТРЕНО АВТОМАТИ
ЧЕСКОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ТРАНСФОРМАЦИИ И 
ОТПУСКА ТЕПЛОТЫ С ПОМОЩЬЮ ЭЛЕКТРОННОГО 
МУЛЬТИПЛЕКС НАГО АВТОМАТИЧЕСКОГО РЕГУЛЯТОРА 
ОТПУСКА ТЕПЛА ТИПА Т-Ч&М-6 И  Р С - 2 9  (КАК ВА
РИАНТ) , УСТРОЙСТВО ОГРАНИЧЕНИЯ МАКСИМАЛЬНО
ГО РАСХОДА ВОДЫ НА ВВОДЕ.

Для ЗАЩИТЫ ВНУТРЕННИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ 
ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ 
ОТ КОРРОЗИИ ПРЕДУСМАТРИВАЕТСЯ СИЛИКАТНАЯ 
И МАГНИТНАЯ ОБРАБОТКА ВОДОПРОВОДНОЙ ВОДЫ,
ЧТО ПОЗВОЛЯЕТ УВЕЛИЧИТЬ надежность работы  
СИСТЕМ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ. В ОБЛАСТИ 
СТРОИТЕЛЬНЫХ конструкций ПРИМЕНЕНА СЕРИЯ
1.020- 1/83 " К онструкции каркаса  межвидового 
ПРИМЕНЕНИЯ ДЛЯ многоэтажных общ ественн ы х  и 
про и зво д ственн ы х  зд а н и й .

1.5. Т ехнико-эко ном ические п о каза тели , 
т ехн и ко -эко ном ические показатели  определе

ны  в соответствии е данн ы м и  соответствую щ их

Таблица  1

На и м ен о ва н и е
ЕДИН-
НЗМЕР.

По казатели
Достигнутые в проекте | Нормативные
[Панелью(ЫЙ [Кирпичный![Панельный!Кирпичный]
рц»т 0,9 т к ? Й Р Щ Вh i гщ ОДР?ы

! 5 £ L 7
гыс.руб;5V* 5Ц87да 54,07К 55/М5700pasw 54,10

раЙ етн ыигпо к а ватель

гмсруб
ГЫСРУ£

т
Ц5Ч

чщ
14,22

т  
14,чс

да
42/40

73,39
42,76Щ

48,0
13,75

to,s
H2Sw Щ

43,5
12/76

Gio
ш

Общая площадь м* 189,6ЩЬ«9,647*417 $4гаЩр 190,0mo пв» ш
Стригальный обърм MS юз,о 1830ЧЙЗ,0т 1142,0Щ 1485.0Н85.0Щ0 нцс

КВТ ми 68,1 68,4 68,1 68,1 бдГ 68,4ш Щ 88,1
Ш 1" КВТ 34) ЗУ 34 34 34 S j ш 42,9и т 42,9Ы
ш ш ш г н 149,7щ <35,0150,0m 135,0150,0г■ЗтеетХШТгеБГГГ—

а я ш ш г
ЧЕЛ/СНТ.
ГЫС.РУБ.

0/50
0,78

0/50
0,78

0,50
0,78

0/50
0,7В

0,50
0,78

р
№

0,50 0,50[0,500,50 0,50щ
0,78 0,78toe %п 0,7В №

Ж Я Й Г ГЫС.РУБ. 402 Ч,Ч9 Ч,Ч94,02 Ч>49|Н49405ДО [до 4,054,50|̂ 50
ГЫС.РУБ. 2,772,83 2,95 3)16[3,222,60 180190до! 3,20

Текущий ремонт ТЫС. РУ Б. 0,54 V* 0,54 0,59 о,бэ0,64OJSZ0,56 Йа 0,64р
Ш Ш Ю и н т г - ТЫС. РУБ. [7,378,598,678,3Ч9,06т 7J&8,64 Era ш 9,12
ПОСТРОЕЧНЫЕ ТРУДОВЫТ ЗАТРАТЫ ЧЕЛ/ДИ. т,5 798,5786,0М8/У51%95й й 770,%322/16Ш ш 362,06£
РАСХОДЫ: [“ r i г
ЦЕМЕНТ т Б2,2 62.262,2411442J4E S ЙО 64.0feto чздШ ][430
1Т|Н |ет^ивЕрШ й т 62,362.362,340,540,6Ш 64,0 бч.о 64.044.044,0Ш

т 15,58&.5S15.5810.151015Й45 46,0 48.0k ? 10,7510,75
Сталь Т it 9.2 92 5,5 5,5Щ 9,5 9.5 №_ 5,6 5,6
щ ш ш г ‘ т ' U5 44;5 44,5 $/:е 6.48Щ 14,55«,55Й556,556.55|55

т 2,9 2,9 2.9- 4.634,63 1,63 2.9 2.9\K 4,69 4,64Ш
Бетон и железобетон м? 228228 п ь 419 449 449 22В 228[228449 449Щ
В том чие'лЕ 1 1
монолитный (ИЗ 55 55 55 54 54 54 55 55 \к 54 54 [54
сборный тяшелык м» 53 53 53 65 65 _65_ S3 53 [53_ 65 65 щ .
СБОРНЫЙ ЛЕГКИЙ м3 420 420 420 — — — 122 422j Ml — — In
Лесоматериалы М3 0,54 0,54 0.51 0/S 0,5’ 0,5 0,51 0.54 Q.51 0.5 0,5 |М
ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ.ПРИВБЛЕН НЫЕ К КРУГЛОМУ ЛЕСУ мз 4.25 4,254,25 4,23 4.234,234,25 1.25AJSШ 4,25щ
КИРПИЧ ТЫС.ШТ 2,742;7Ч2J4 67,5 67.5[67,5 3,0 3,0 SI 900 70.0!жо
:ебешнмо$ть пАодУкцни ЙА РАСЧЕТНЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ ТЫСвРУБ. 0,49 0.18 0.18 0,19 0,18fojs0.19 0,18[0,180,19 0,1В\т
S f f i P S S » 0,900,90 0,900,90 0,900,500,30 0.90[0,900,900,90Ьо
приведенныеЗАТРАТЫ ТЫС. РУ Б.9,5610,1410259,34т ТО9.7210,2010509,42 9,97т
РАСХОД РУЛОННЫХ МАТЕРИАЛОВ М2- 1113,01113,0III3.01113,01113.0|Ш.О1113,04413fO111301443.0Ш5.0|та
ТШВО И.РАСХОД-..ТЕПЛОВОЙ энергии. ГД1Н IfiTTJЭД№ кЖ шз437474735СЖ те47350

ПРИВЯЗАН

ЙТГСТГГ
разделов проектно-сметной документации  и
ПРИВЕДЕНЫ В ТАБЛИЦЕ г1г 1

З а проект-дналог принят,Ц ентральный тепловой 
ПУНКТ ДЛЯ ГОРОДСКИХ МИКРОРАЙОНОВ с тепловой нагруз- 
КОЙ 7 МВТ,Р=0,6*0,8; 0.9(ТП903-Ч-46.86И тп 909-7-47,86)

РЗК.ГР.

г ип
нйу.от».

ПАРУСОМ
ТП 903-4-101.87

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ
ЗАПИСКА

2 5 5 9 8 'О £

пз
И ВЗЯ Н Н ЕЕИ Н

Ц Н И И Э Г К
НКГЯБН̂ РИб̂ &Б̂ АОВЛКа?
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£. Т ехно логия  п р о и з в о д с т в а .
2.4. В ПРОЕКТЕ ПРЕДУСМОТРЕНО

- Регулирование тем пературы  теплоно-
1 СИГЕЛЯ В ПОДАЮЩЕМ ТРУБОПРОВОДЕ СИСТЕМЫ
! ОТОПЛЕНИЯ 11 ТЕМПЕРАТУРЫ ВОДЫ В СИСТЕМЕ

ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ 
С ПОМОЩЬЮ РЕГУЛЯТОРА Т- Ч8М-6 *ЯЛИ 
ДВУХ РЕГУЛЯТОРОВ ТИПА PC-29.

- Ограничение количества сетевой воды 
ИА ВВОДЕ- в цтп с учетом аккум уляц и и
ТЕПЛОТЫ ОТАПЛИВАЕМЫХ ПОМЕЩЕНИЙ В ЧАСЫ 
МАКСИМАЛЬНОГО ВО ДО РАЗБОРА НА ГОРЯЧЕЕ ВОДО
СНАБЖЕНИЕ.

- Учет  т еп л о т ы  п у т ем  установки  теплосчет
чика  ТИПА ТЭ.М - к.

гг. Характеристика  и назначение

ОБОРУДОВАНИЯ.
2.2.4. Водоподогреватели горячего 

Водоснабжения.
Для обеспечения работы с и с т ем ы  го

рячего ВОДОСНАБЖЕНИЯ УСТАНОВЛЕНА ОлНА ГРУП
ПА СКОРОСТНЫХ ДВУХСТУПЕНЧАТЫХ ПОДОГРЕВА
ТЕЛЕЙ, состоят,ая из 40 с ек ц и й  ( 1 секц и й-
ПЕРВАЯ СТУПЕНЬ; 3 СЕКЦИИ - ВТОРАЯ СТУПЕНЬ)
АЛЯ = 0,3 4- 0.8 И ИЗ 42 СЕКЦИЙ (&  СЕКЦИЙ- 
ПЕРВАЯ СТУПЕНЬ; О СЕКЦИИ-ВТОРАЯ СТУПЕНЬ)
для р = 0.9. Вода из тепловой сети
ПОДАЕТСЯ ВО ВТОРУЮ СТУПЕНЬ ПОДОГРЕВАТЕ
ЛЕЙ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ. ПРОЙДЯ МЕЖ
ТРУБНОЕ ПРОСТРАНСТВО ВТОРЫХ СТУПЕНЕЙ, 
СЕГЕВАН ВОДА СМЕШАВШИСЬ С ОБРАТНОЙ ВОДОЙ 
ОТ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ, ПРОХОДИТ МЕЖТРУБ
НОЕ ПРОСТРАНСТВО ПЕРВОЙ СТУПЕНИ ПОДОГРЕВА
ТЕЛЕЙ И ПО ОБРАТНОЙ ЛИНИИ ТЕПЛОВОГО 
УЗЛА ВОЗВРАЩАЕТСЯ К ИСТОЧНИКУ ТЕПЛА.

Водопроводная вода хозяйственными
НАСОСАМИ ПОДАЕТСЯ В ТРУБНОЕ ПРОСТРАН
СТВО ПЕРВЫХ СТУПЕНЕЙ ПОДОГРЕВАТЕЛЕЙ 
ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ПРОЙДЯ ИХ, 
НАГРЕВАЕТСЯ ОТ 5 ° ДО 1)6° 4 4 9 0 СМЕСЬЮ 
ОБРАТНОЙ СЕТЕВОЙ ВОДЫ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ 
И ВТОРОЙ СТУПЕНИ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ.
После с м е ш е н и я  с ц и р к у л я ц и о н н о й  водой

ЦИРКУЛЯ ЦИ ПННО - ПОВЫСИТЕЛБНЫММ НАСОСАМИ 
ПОДАЕТСЯ 8 ТРУБНОЕ ПРОСТРАНСТВО ВТОРЦХ
ступеней по д о гревателей , где д огребается

ДО ТРЕБУЕМОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ 6 0 °С . ДОСТОЯН
НАЯ ТЕМПЕРАТУРА НАГРЕБАЕМОЙ ВОДЫ 
(60°С) ПОДДЕРЖИВАЕТСЯ С ПОМОЩЬЮ РЕГУЛИ
РУЮЩЕГО КЛАПАНА 26ч 939 нж ПО СИГНА
ЛУ от ЭЛЕКТРОННОГО РЕГУЛЯТОРА Т-ЧвМ-б
или PC-29.

Си с тем а  о т о п л е н и я  присо еди няется
ДО ЗАВИСИМОЙ СХЕМЕ С УСТАНОВКОЙ 
КОРРЕКТИРУЮЩИХ НАСОСОВ НА ПЕРЕМЫЧКЕ
м еж д у  По д а ю щ и м  и о б ра т н ы м  т ру б о п ро 
водом . На п о д а ю щ е м  т р у б о п р о в о д е  с е т е 
вой ВОДЫ УСТАНАВЛИ БАЕТСЯ РЕГУЛИРУЮ
ЩИЙ КЛАПАН 25ч 919 НЖ, вы п олн яю щ и й  
с л е д у ю щ и е  ф у н к ц и и :

- по ИМПУЛЬСУ ТЕРМОМЕТРОВ СОПРОТИВЛЕ
НИЯ И КОМАНДЕ ЭЛЕКТРОННОГО РЕГУЛЯТОРА 
Т-148 м -б  ИЛИ РС-29 ПОДДЕРЖИВАЕТ ПЕРЕПАД 
ТЕМПЕРАТУРЫ ВОДЫ ВО ВНУТРИ КВАРТАЛЬНЫХ 
СЕТЯХ , СООТВЕТСТВУЮЩИЙ ТЕМПЕРАТУРАМ 
НАРУЖНОГО ВОЗДУХА ТОЛЬКО В ПРЕДЕЛАХ
о б щ его  Огра н и ч ен н о го  расхода с е т е в о й  
ВОДЫ НА в в о д е .

- ПО КОМАНДЕ КОНТАКТНОГО-ДИФМАНО- 
МЕТРА НА ВВОДЕ ПОДДЕРЖИВАЕТСЯ УСТАНОВ
ЛЕННЫЙ ОГРАНИЧЕННЫЙ РАСХОД СЕТЕВОЙ 
ВОДЫ, ВЕЛИЧИНА КОТОРОГО ПРИНЯТА С УЧЕТОМ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АККУМУЛЯЦИИ ТЕПЛА В ОТАП
ЛИВАЕМЫХ ЗДАНИЯХ ДАЯ ПОКРЫТИЯ ДЕФИЦИ
ТА НА ЧУЖ ДЫ  ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
В ЧАСЫ МАКСИМАЛЬНОГО В0Д0РАЗВ0РА 
ПРИ t H * 4 '/0 Ь ТОЧКЕ ИЗЛОМА ГРАФИКА 
ОТПУСКА ТЕПЛА.

2.2.2. ЧЗЛЫ ВВОДА.
На тепловом узле ввода и водопровод

ном УСТАНОВЛЕНА АРМАТУРА, ПРИБОРЫ К И П А ,  
САМОПИШУЩИЕ ТЕРМОМЕТРЫ И МАНОМЕТРЫ, 
СЧЕТЧИК ДЛЯ УЧЕТА РАСХОДА ТЕПЛА И ВОДО
СЧЕТЧИК.

ггъ  Ндеоеы.
ЦИРКЧЛЯЦНОННО-ПОбЫСИТЕЛЬНЫЕ НАСО

СЫ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ - ДВА РАБОЧИХ4 
ОДИН РЕЗЕРВНЫ Й. В РЕЖИМЕ МАКСИМАЛЬНОГО 
ВОДОРАЗБОРА РАБОТАЮТ ДВА РАБОЧИХ НАСОСА,
А ПРИ МАЛОМ В0Д0РАЗБ0РЕ И РЕЖИМЕ 
ТОЛЬКО циркуляции - ОДИН ИЗ РАБОЧИХ 
н а с о с о в . В е л и ч и н а  циркуляционного ра схо д а

ПРИ МАКСИМАЛЬНОМ ВОДОРАЗВОРЕ ПРИНЯТА | j

207„ ОТ 6 ne*i ПРИ РЕЖИМЕ ЦИРКУЛЯЦИИ- ) !
-50 ®/о от G , ЧТО 4 G  М} /ЧАС ОДНОГО 
НАСОСА UftCOcW РАССЧИТАНЫ НА ПРЕОДС1ЛЕ- , .
НИЕ ГИДРАВЛИЧЕСКОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ в во- 
ДОПОДОГРЕВАТЕЛЯХ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ 
I - О Й  СТУПЕНИ, В ПОДЛИННЕЙ СЕТИ От ПОДО- |
ГРЕВАТЕЛЯ до САМОГО ОТДАЛЕННОГО ВОДО
РАЗБОРНОГО ПРИБОРА И В ОБРАТНОЙ ЦИРКУЛЯ- J j
ЦИОНИОЙ ЛИНИИ ДО ПОДОГРЕВАТЕЛЕЙ | =
1 - О Й  СТУПЕНИ. | ;

Корректирующие насосы о т о п л ен и я  | I
(один рабочий, один резервный) ус та н о вл ен ы  j |
ИА ПЕРЕМЫЧКЕ МЕЖДУ ПОДАЮЩИМ И ОБРАТНЫМ j
т р у б о п р о в о д о м . Н л е о сы  р а с с ч и т а н ы  на  | j
ПРЕОДОЛЕНИЕ ГИДРАВЛИЧЕСКОГО СОПРОГИВЛЕ- || j
ИМЯ 80 ВНУТРИКВАРТАЛЬНЫХ СЕТЯХ И СОЗДА- j i
HUE НЕОБХОДИМОГО НАПОРА ДЛЯ РАБОТЫ 3 !
ЭЛЕВАТОРА I j

Х о з я й с т в е н н ы е  н а с о с ы . ! '
ВоДОПрОВОДНАЯ ВОДА ИЗ ГОрРДСКРИ ; ,

СЕТИ ПО ДВУМ ВВОДАМ ПОСТУПАЕТ ЧЕРЕЗ J j
ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ К ТРЕМ ХОЗЯЙСТВЕННЫМ ' ;
НАСОСАМ, ВКЛЮЧАЕМЫМИ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО j
(ДВА РАБОЧИХ, ОДИН РЕЗЕРВНЫЙ). i j

Ка ж д ы й  насос ра с с ч и та н  на подачу
СУММАРНОГО РАСХОДА ВОДЫ НА НУЖДЫ ХОЛОДНОГО 
и го р я ч его  в о д о с н а б ж е н и я , а СУММА ИХ j
НАПОРОВ, плюс г а р а н т и й н ы й  о б е с п е ч и в а е т  I
н е о б х о д и м ы й  с в о б о д н ы й  н а п о р  У САМОГО [ ,
о т д а л е н н о го  в о д о ра з б о рн о го  кра н а  з л а - ;
НИЯ с н а и в ы с ш е й  г е о д е з и ч е с к о й  отм ет- 1
кой. Хо з я й с т в е н н ы м и  насо сам и  водопро- ,
ВОДНАЯ ВОДА ПОДАЕТСЯ ВО ВНУТРИКБАРТААЬ- |
НУЮ СЕТЬ холодного ВОДОСНАБЖЕНИЯ и в  т р у б - I 
НОЕ ПРОСТРАНСТВО ПЕРВОЙ СТУПЕНИ ПОАОГРЕ- j
ВАТЕАЯ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ. I

i ,
!
i I

Привязан ~ \ j

та  ____ « J lI I
25598-01  5 Копиров A t\ Fp£HM6J4KD Ф оРМЙТ-Л2 j

,___ ;_______________________ ____ ____ _______ ___ :---------- ~~-----~J
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Й сгло полго то вка .
Про бкто м  п р е д у с м а т р и в а е т с я  си ли кат-

I ПАЙ ОБРАБОТКА ВОДЫ, ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ KQPPO- 
| ЪШ- БИУТРЕННИК П08Е РХ НОСТЕЙ ТРУБ0ПР050- 
; ЛОБ СИСТЕМ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ Б 

ЗАКРЫТЫХ СИСТЕМАХ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ.
П ро ти во ко рро зи йн ы м  э ф ф е к т  с и л и к а т 

ной ОБРАБОТКИ ВОДЫ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ:
-УМЕНЬШ ЕНИЕМ КОРРОЗИЙНОЙ АКТИВ

НОСТИ НАГРЕТОЙ ВОДЫ В РЕЗУЛЬТАТЕ ЕЕ 
ПОДЩЕЛАЧИВАНИЯ;

| - ОБРАЗОВАНИЕМ НА СТЕНАХ ТРУБ -ЗАЩИТ*
- НОЙ ФЕРРОСИЛИКАТНОЙ ПЛЕНКИ, 
j С и л и к а т н а я  ОБРАБОТКА ПОСТУПАЮЩЕЙ
I Б СИСТЕМУ ГОРЯЧЕГО БОДО СНА БЖЕЙИЯ 80ДЫ 
\ НЕ ДОЛЖНА УХУДШАТЬ ЕЕ КАЧЕСТВА ПО ПО-
S К А З А Т Е А Я М ,  У К А З А Н Н Ы М  8 Г О С Т  287*1 “ 8 2.
{ ДЛЯ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ИНТЕНСИВНОГО

КАРБОНАТНОГО ЦА'КЦПООБРАЗОВАНИЯ ПРИ СИЛИ- 
\ КАТНОЙ ОБРАБОТКЕ ВОДЫ НЕОБХОДИМО ВЫДЕР

ЖИВАТЬ ТЕМПЕРАТУРУ ВОДЫ СИГТЕМЫ ГОРЯЧЕ
ГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ НЕ ВЫ Ш Е 60’ С ПОСЛЕ 
ВОДОНАГРЕВАТЕЛЯ Л - О Й СТУПЕНИ.

Об л а с т ь  п р и м е н е н и я  с и л и к а т н о й
ОБРАБОТКИ БОДЫ, КАК САМОСТОЯТЕЛЬНОГО МЕТО
ДА., ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ПОКАЗАТЕЛЯМИ ИСХОДНОЙ ВОДО
ПРОВОДНОМ ВОДЫ, ПРИВЕДЕННЫМИ В ТАБЛИЦЕ fU t.

Та б л и ц а м

| Ш м '
.J№ i6H 3L__

ш т а тЛ̂ТОВ/СУММАРИО
ж/л_

pH
Щелочность

МГ-ЭКВ
А

Жесткость
мг-экв

-•■1,5*3*0 к 50 от 6,5 
ДО 7,5

от 0,4 
до 8,0

ОТ 0,5 
до 3,0

3>0 СВ. 50 
ДО 200

ОТ 7.0 
ДО 8,0

се. 80
До 7,о

CS.3.Q
ДО 7.0

При м еча н и е*. Tabahua приведена ВрдзвмтиЕ 
приложений 4 д о п о лн ен и я  к СНиГ1Е-36-75
ВВЕДЕННОГО в ДЕЙСТВИЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ГОССТРОЯ 
СССР л/s 445 от 30 АПРЕЛЯ 4986 г.

Дозу СТЕКЛА НАТРИЕВОГО ЖИДКОГО, ВВОДИМОГО
при силикатной обработке воды, необходимо прини
мать ПО ДАННЫМ ТАБЛИЦЫ Д/23.

_________________________ Таблица АЙЗ
^ П Т Ш й Т О П Г Т * ^ .....Ш И Д.05А ВВОДИМОЙ

Ш Н "в ПЕРЕСЧЕТЕ НА 
КГ/Лп р и  6 0 *С

___ Ш  I U L P  ГРЛ U И Я _____ М Г / Л _________УДС’ШВйТГО -0 КИСЛОРОДА ш ш * КД 8 Й Й Й ?  ~
-45*360 НЕ НОРМИРУЕТСЯ к 50 АО 35 45
-Ч5б5л-45
" Т > Г '

TTJ ЖЕ 450 ДО J5 35
ТО ЖЕ 1 Ж ДО 25 25

3 > .0 ТО ЖЕ со ш ДО 45 3 5

Примечание; При концентрации соединений
КРЕМНИЯ Б ИСХОДНОЙ 'ВОДЕ МЕЙСЕ !$Мг/Л ДОЗА ВВОДИ
МОГО НАТРИЕВОГО СТЕКЛА ДОЛЖНА БЫТЬ УВЕЛИЧЕНА ДО 
ЗНАЧЕНИЯ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕГО СУММАРНУЮ КОН
ЦЕНТРАЦИЮ СОЕДИНЕНИЙ КРЕМНИЯ 50 Иг/л 8 ПЕРЕ
СЧЕТЕ 5 Ю | .

Силикатная обработка водь; должна осущест
вляться ПУТЕМ ДОБАВЛЕНИЯ Б ИСХОДНУЮ ВОДУ РАСТ
ВОРА ЖИДКОГО СТЕКЛА С СИЛИКАТНЫМ МОДУЛЕМ
£8-3.2 по ГОСТ 43078-84.

При отрицательном  индексе насыщ ения исход
НОЙ БОДЫ СЛЕДУЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬ СЫРЬЕ С МЕНЬШИМ 
ЗНАЧЕНИЕМ МОДУЛЯ , ПРИ ПОЛОЖИТЕЛЬНОМ С БОЛЬШИМ 

Аля ПОДАЧИ РАСТВОРА ЖИДКОГО СТЕКЛА ИЗ 
НАПОРНОГО БАКА Б ТРУБОПРОВОД ХЗД0ДНОЙ ВОДЫ 
УСТАНАВЛИВАЕТСЯ ДРОССЕЛЬНАЯ ДИАФРАГМА ( СМ. 
ПРИНЦИПИАЛЬНУЮ схем у ).

Подача жидкого стекла б бак хранений осуществлю
ЕТСЯ ПУТЕМ СЛИВА ИЗ ПЕРЕДВИЖНЫХ ЕМКОСТЕЙ.

Наборный бак раствора жидкого стекла
рРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ ЕМКОСТЬ БЕЗ РАЗДЕЛИТЕЛЬНОЙ 
ПЕРЕГОРОДКИ МЕЖДУ ВОДОЙ И РАБОЧИМ РАСТВОРОМ.

Магнитная о бра бо тка  боды  п ри м ен яет с я
ПРИ ОБЩЕЙ ЖЕСТКОСТИ ВОДЫ НЕ БОЛЕЕ ‘О МГ-ЭК8/КГ 
и КАРБОНАТНОМ ЖЕСТКОСТИ (ЩЕЛОЧНОСТИ) ВЫШЕ 
Ц И НЕ БОЛЕЕ 7 мг-экв/кг.

Ма гни тная  обработка в о д ы  производится 
В АППАРАТЕ ТИПА АМ0-25-УХЛУ производитель
ностью 25 mV  час.

Ма кси м альная  потребляемая мощность 
установки  &т-

2.3. Ра с чет  о б о р у д о в а н и я .
Основные «сходные данные, расчет  оборудования

И ЕГО ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИВЕДЕНЫ В ТАБЛИЦАХлГМ5;
л /М 1  Ра с ч е т  о бо руд о ва н и я  Выполнен  на основа
нии СЛЕДУЮЩИХ ФОРМУЛ:

I  Среднечасовой расход т еп л а  на го ря ч ее  водо
с н а бж ен и е  Вт ( ккал / час).

Ог.вер3^  (j[p  ( 5 5 ~ Ь з } ( 4 +  ктп)

[Qr.B.cp--C3rw (s 5 - tx i) (M fro ) ]
t  СРЕДНЕЧАСОВОЙ РАСХОД НАГРЕВАЕМОЙ ВОДЫ ЗА ОТОПИ
ТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД НА ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ.

6 5 » М 0 4 | > 1 - Ч £ к .

5 Расход теп л а  на отопление при тем пературе на
ружного воздуха  Со о тветствую щ ей  то чке  излома 
ГРАФИКА Вт (ККАЛ/час).

Qa = Q o - liS L ik .
ten -tp,Q

ц. Расчетные часовые расходы воды на тепловой
СЕТИ НА ТЕПАОВВЙ ПУНКТ- КГ/ЧАС.

Г Й«« 8Г.В.СР / .  р BB-t'n V
Ip _ 4-НСТП l™ "  55-tX3 + ктп/

C ( X ! - t e )
nw Ro6

U - КОЛИЧЕСТВО п о т реби т ел ем  т еп л а
g«c- НОРМА РАСХОДА ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ, СРЕДНЯЯ В СУТКИ ЗА
ОТОПИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД НА ОДНОГО ПОТРЕБИТЕЛЯ в л.
Т-  ПЕРИОД ПОТРЕБЛЕНИЙ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ ЗА СУТКИ 8 ЧАС. 
р  - ПЛОТНОСТЬ воды в кг/м*
С - УДЕЛЬНАЯ ТЕПЛОЕМКОСТЬ ВОДЫ К|Ж/кГ *С

( к к а л /кг X)
txs-i-ТЕМПЕРАТУРА НАГРЕВАЕМОЙ ВОДЫ НА ВХОДЕ 8 
ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ.
КТП -КОЭФФИЦИЕНТ, УЧИТЫВАЮЩИЙ ПОТЕРИ ТЕПЛА • 
ТРУБОПРОВОДАМИ СИСТЕМ ГОРЯЧЕН! ВЛЛОСМйБ/аПИЙ 
tn - ТЕМПЕРАТУРА НАГРЕВАЕМОЙ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ИЗ 
Г  СТУПЕНИ ВОДО ПОДО ГРЕБ АТ ЕЛЯ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ 
Г , - ТЕМПЕРАТУРА БОДЫ В ПОДАЮЩЕМ ТРУБОПРОВОДЕ 
ТЕПЛОВОЙ СЕТИ В ТОЧКЕ ИЗЛОМА ГРАФИКА tH . 
t ; ~  ТЕМПЕРАТУРА ВОДЫ В ОБРАТНОМ ТРУБОПРОВОДЕ 
ТЕПЛОВОЙ СЕТИ В ТОЧКЕ ИЗЛОМА ГРАФИКА tn , 
t , -ТЕМПЕРАТУРА ВОДЫ В ПОДАЮЩЕМ ТРУБОПРОВОДЕ 
ТЕПЛОВОЙ СЕТИ ПРИ РАСЧЕТНОЙ НАРУЖНОМ ТЕМ- 
ПЕРАТУ РЕ.
t z - ТЕМПЕРАТУРА ВОДЫ В ОБРАТНОМ ТРУБОПРОВОДЕ 
ТЕПЛОВОЙ СЕТИ ПРИ РАСЧЕТНОЙ НАРУЖНОЙ ТЕМ
ПЕРАТУРЕ.
tr.Bi-ТЕМПЕРАТУРА ВОДЫ, ПОСТУПАЮЩЕЙ В СЕТЬ ГО
РЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ.
t|»HT- ОПТИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУХА В ОТАП
ЛИВАЕМЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ.
t ‘, - ТЕМПЕРАТУРА ВОДЫ Б ПОДАЮЩЕМ ТРУБОПРОВОДЕ 
ВНУТРИКВАРТАЛЬНОЙ ТЕПЛОВОЙ СЕТИ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ 
НАРУЖНОГО ВОЗДУХА В ТОЧКЕ ИЗЛОМА ГРАФИКА

- ТЕМПЕРАТУРА ВОДЫ В ОБРАТНОМ ТРУБОПРОВОДЕ 
ВНУТРИКВАРТАЛЬНОЙ ТЕПЛОВОЙ СЕТИ ПРИ ТЕМПЕРА
ТУРЕ НАРУЖНОГО ВОЗДУХА В ТОЧКЕ' й'ЗАймд (РАФИКА.

ТЕМПЕРАТУРА ВОДЫ В ПОДАЮЩЕМ ТРУБОПРОВОДЕ 
ПРИ РАСЧЕТНОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ НАРУЖНОГО ВОЗДУХА, 
t t - ТЕМПЕРАТУРА ВОДЫ С ОБРАТНОМ ТРУБОПРОВОДЕ 
ПРИ РАСЧЕТНОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ НАРУЖНОГО ВОЗДУХА.

Привязан
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Таблица ыт
А/к/
ап

5 уь тлх 
Q о С̂Р *%АГ Gj> гЛас КТП te c * Т , с * t 2 С* г ;  с°

Ч 1 0.3 4.2 36,85 ~ о Г “' ~5° 450 *10 10
г 0,4 55 38J0 0,2 6° 150 *10 70
Ъ 0,5 6,9 37,15 0,2 5* 450 *10 10
ч Об 8.0 36,4 0.2 6° 150 то то
5 оЛ 8.9 16,1 0.2 5° 150 то то
б 0,8 9,8 15.7 0,2 5е 150 10 10
1 09 10,5 15,3 0.2 5* 450 10 10

Таблица лВ5
aw
ап.

Q Г.ВГПАХ
Q* t,C° t*C* t ic * teC* tre.C* рПЩЕ

4 0.1 44,8 450 70 10 44,8 6 0
г 0,4 41.8 450 10 10  ' 44.8 60
3 0,5 41,8 450 1 0 70 4 1 8 60
ч 0.6 41.8 450 1 0 10 41,8 60 | B g .
5 ОД 41.8 ’ 450 70 70 44/8 60 fsifcSIL
6
7

0,8 44,8 450 70 10 44,8 60 Щ г
0.9 44,8 450 . то~1 1 0 Mtd 60 65& 250L

Таблица >И6
№
nn

НАИМЕНОВАНИЕ

g
 т

\
3 

Р*
 i

0.3 0.Ц | О.Б 0.6 1 0.7 | 0.8 | 0,9
4 К О Л И Ч Е С Т В О  У С Т А Н О В О К Ч 1Т а

2 Т И П  В О Д О П О Ю Г Р Е В А Т Е Д Е Н 1Q-34-588-68 12:34-588-68
3

Количество I ct dp к и, м м  Йст ыг ъ ъ 5 ^ 3 9т __ 1 ГЧ т т ^ П и
4 » я п ь м* 6 9 , 0 69,0 120.0 420.0 420,0 4гао 4ЧЧ.0
5

6

ПОТЕРИ НАПОРА ПОхтйЖЕМ_В5Д£___ПОТЕРИ НАПОРА ПО НАГРЕВАНПАЕЯ ВОДЕ
&
M i

ЙЙРПО
_ Ш Д _
шяш
jssmL

пиОПй
iliiK S

ESlikn

л ш .
if ™
J№ L Jz>ssz

"ЖНЕТ

I S
Таблица лот

[ • KOA-BQHh1 
an.

Наименований
УСТАНОВКИ Р К №

S №
КВТ

A im
ввйин

4
КпРРЕктнрутълпЕ 
ЦАСОСЫ ОТОПЛЕНИЯ

_ЙА_
J L L
0.6

_ a i_
_аа_
0,9

К 45/30

Ж й ги
т т
Ш й
ЙПЕШ

В В Е 5 П

чдцеиг 1,5 2900 4/1

_ШЗ_
0,ц

кго/,8 И.5 4А80В2 г/1
ИНФЛЯЦИОННО М . го11 P.5

_16_

.м _
0.9

Кг04оБ
т го

4M0Q32 г /12 повыткАьиыЕ \\ш- 19.4 49 Ч
Cfc\-ГОРЯЧЕГО ВОДОСНА 
БЖЕИИЯ

24,г 18
кго/jcA гз.о П 4MOOS2 ч Ш

гч.5 гг
*0,3 i i i 25

3 ХоЗЙЙСДЬЕМИЫЕ
ЧАСОСЫ

т 1м

Ш
30,0

27,5
24 адшме 15 2/1

1_____ ;

0,6
_0Д_.
06
0,9

(102
316.
1412.
ш

ез

3 L
а ь

1

2Л У ка з а н и е  по монтажи  и
ИЗОЛЯЦИОННЫМ РАБОТАМ '

Монтаж оборудования м трубопроводов лолже*
БЫТЬ ВЫПОЛНЕН 6 СООТВЕТСТВИИ со СНлП Ш-28-75 
ПАСТЬ |  гл. 28. Основными ЛДИИЧЕСКими ТРЕБОВА
НИЯМИ , ИСПОЛНЕНИЕ КОТОРЫЕ ОБЕСПЕЧИВАЕТ НЕОБХОДИ
МОЕ КАЧЕСТВО МОНТАЖА ОВОРВДОВАИИЯ ЦТП ЯВЛЯЮТСЯ:

- ПЛОТНОСТЬ СОЕДИНЕНИИ И ПРОЧНОСТЬ КРЕПЛЕНИЯ 
ЭЛЕМЕНТОВ;

-  ИСПРАВНОСТЬ действия ЗАПОРНОЙ И РЕГУЛИРУЮ
ЩЕЙ АРМАТУРЫ, ПРИБОРОВ КИПА.
k tt ПРОИЗВОДСТВА ИЗОЛЯЦИОННЫХ РАБОТ 

ТРУБЫ, АРМАТУРА И ОПОРЫ ТЩАТЕЛЬНО ОЧИЩАЮТСЯ 
ОТ ГРЯЗИ И РЖАВЧИНЫ И ДОКРЫВАЮТСЯ АНТИКОРРО
ЗИЙНЫМ ЛАКОМ.

ВСЕ ТРУБОПРОВОДЫ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ТРяБОПРОВбЛОБ 
ХОЛОДНОЙ 80ДЫ, ВОДОПОЛОГРЕБАТЕЛИ ИЗОЛИРУЮТСЯ 
ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ С ПОСЛЕДУЮЩИМ 
ПОКРЫТИЕМ ИЗОЛИРУЕМЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ И 
ВОДОПРДОГРЕВАТЕЛЕЙ АЛЮМИНИЕВЫМ 14 ЛИСТАМИ; АРМнП)П4 
- ОБЪЕМНЫМИ ПОЛУФУ ТЛЯ РАМИ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ 
С ПОКРЫТИЕМ АЛЮМИНИЕВЫМИ ЛИСТАМИ.
Толщины ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ПРИНЯТЫ 
& ЗАВИСИМОСТИ ОТ ДИАМЕТРА ТРУБОПРОВОДОВ И 
ТЕМПЕРАТУРЫ ТРАНСПОРТИРУЕМОЙ СРЕДЫ ( СМ ЛИСТЫ Т Ш ) 

На  поверхности ПОКРОВНОГО слоя теплоизоляцион
ной КОНСТРУКЦИИ ТРУБОПРОВОДОВ ДОЛЖНА ПРЕДУСМАТРИ
ВАТЬСЯ ОПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ ОКРАСКА И СТРЕЛКИ, УКАЗЫ
ВАЮЩИЕ НАПРАВЛЕНИЕ ТОКА ВОДЫ 8 ТРУБОПРОВОДАХ 
Б СООТВЕШВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ ПРАВИЛ УСТРОЙСТВА 
И БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ТРУБОПРОВОДОВ ПАРА И 
ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ.

На зн а чен и е  трубопровода
Ц вет

СТРЕЛКИ
Цвет опере
ний СТРЕЛКИ

Подающий трубопровод 
4. теплосети и отопления 
Обратный трубопровод 
г теплосети и отопления 
подающий трубопровод 
з  горячего водоснабжения
Ч.ЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ ТРУБОПРОВОД
горячего водоснабжения
S ТРУБОПРОВОД КОЛОДНОГО 
ВОДОСНАБЖЕНИЯ

ЗЕЛЕНЫЙ

ЗЕЛЕНЫЙ

ЗЕЛЕНЫЙ

ЗЕЛЕНЫЙ
синий

ЖЕЛТЫЙ

КОРИЧНЕВЫЙ

ЗЕЛЕНЫЙ
ОРАНЖЕВЫЙ

синий
£$. Условия ПУСКА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ.
В се монтажные и изоляционны е рдиищ  предус

мотренные НАСТОЯЩИМ ПРОЕКТОМ, ВЫПЕХНЯШСЯ & СООТ
ВЕТСТВИИ С ТЕХНИЧЕСКИМИ БСЛМИЯМИ- И ПРИ ТЕХ
НИЧЕСКОМ НАДЗОРЕ ЭКСПЛУАТИРУЮЩЕЙ ЦТП ОРГАНИЗА
ЦИИ, ЗАКАЗЧИКА И ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ТЕПЛОСЕТИ.

После окончания работ  трубо про во д ы  и о б о р у- | \
ДОВАНМЕ ПРОМЫВАЮТСЯ И ИСПЫТЫВАЮТСЯ ГИАРАВЛИ- ’ ; 
ЧЕСКИМ ДАВЛЕНИЕМ Р И ,2 5 Р Р А Б , НО НЕ МЕНЕЕ 12кг/смг -
Ис п ы т а н и я  сдаю тся по а к т у  технического  на а зо- ;
РА ЭКСПЛУАТИРУЮЩЕЙ ЦГП ОРГАНИЗАЦИИ И ОРГЛНКЗА- ^
цим отпускающей тепло.

Производятся НАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ ОБОРУДОВАНИЯ 
ЦТП, ОТЛАЖИВАНИЕ ТЕПЛОВЫХ И ГИДРАВЛИЧЕСКИХ РЕЖИ- | 
ИОВ РАБОТЫ ПРИБОРОВ АВТОМАТИКИ, АВТОМАТИЧЕСКОЕ 8КЛЮ.-| | 
ЧЕИИЕ И ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ НАСОСОВ И ЗАПОРНОЙ АРМАТУРЫ. ;■

Про веряется  качество  а ккус т и чес ки х  м еро п ри я- | \
тий и вод оотвод ов. 1 ]

flo ОКОНЧАНИИ НАЛАДОЧНЫХ РАБОТ ЦТП ПО ЛКТ9 I 
ПЕРЕДАЕТСЯ ЭКСПЛУАТИРУЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ , ПРИ . | 
ЭТОМ КАЖДЫЙ РЕЖИМ ПРОВЕРЯЕТСЯ НА ЭФФЕКТ. J г

Пуск в эксп луатац ию  о с у щ ес т вл я ет с я  [ ,
ЭКСПЛУАТИРУЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ ТОЛЬКО ПОСЛЕ 
ПЕРЕДАЧИ НЕОБХОДИМОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ М ЗАКЛЮЧЕНИЯ j, 
ДОГОВОРА НА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ. I ‘

3. АРХИТЕКТУРНО - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. j
Архитектурно-строительная часть проекта мзрабогана  * •

UA ОСНОВАНИИ ЗАДАНИЯ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ УТВЕРЖДЕННОГО | | 
ГОСГРАК ДАН СТРОЕМ. _ } j

Здание б класса, 1 степени огнестойкости , £ степени j ]
ДОЛГОВЕЧНОСТИ. j |

6 СООТВЕТСТВИИ С ЗАДАНИЕМ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ РАЗ PA* I j 
БОТАНЫ ДВА КОНСТРУКТИВНЫХ ВАРИАНТА ‘ i

- КАРКАСНО-ПАНЕЛЬНЫЙ ВАРИАНТ-ОДНОЭТАЖНЫЙ КОРПУС, i '■
ВЫПОЛНЕННЫЙ В КОНСТРУКЦИЯХ СЕРИИ 4.020-1/83 "К онструк- i i 
ЦИИ КАРКАСА МЕЖ ВИД О ЗОГП ПРИМЕНЕНИЯ ДЛЯ МНОГОЭТАЖНЫХ j  I 
ОБЩЕСТВЕННЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИИ (НА ОСНОВЕ СЕРИИйШ )̂ | 
С ОГРАЖДАЮЩИМИ КОНСТРУКЦИЯМИ ИЗ ОДНОСЛОЙНЫХ ) I 
САМОНЕСУЩИХ КЕРАМЗИТОБЕТОННЫХ ПАНЕЛЕЙ ПО СЕРИН j  j 
ШО.1-1 И ПОКРЫТИЕМ ИЗ МНОГОПУСТОТНЫХ ПАНЕЛЕЙ И  
ПО СЕРИИ 4.Q44.4-2; !

- КИРПИЧНЫЙ ВАРИАНТ - ОДНОЭТАЖНЫЙ КОРПУС, Вы- •( I
ПОЛНЕННЫЙ с  НАРУЖНЫМИ СТЕНАМИ ТОЛЩИНОЙ 540 И?-1 ) i 
ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО ПОЛНОТЕЛОГО КИРПИЧА М- 75 £ | 1
ОБЛИЦОВКОЙ ЛИЦЕВЫМ СИЛИКАТНЫМ КИРПИЧОМ, I ;
О ВНУТРЕННИМИ КИРПИЧНЫМИ СТОЛБАМИ И ПОКРЫТИЕМ
ИЗ СПОРНЫХ МНОГОПУСТОТНЫХ ПАНЕЛЕЙ ПО СЕРИИ 4.144-1
по прогонам по с ери н  4226.-2. Ф ун д а м ен т ы  сбо рн ы е
ИЗ ПЛИТ И БЛОКОВ ПО СЕРИИ 4.442-5 И ГОСТ 13519*78. : !

? 1
* )f !
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Для обеспечения монтажа я я п т ю а с п  м н е-
НЫ ОБОРУДОВАНИЯ В ЗДАНИИ ПРЕДУСМОТРЕНЫ ВОРОТА 
РАЗМЕРОМ 3.6«3,6, А ТАКЖЕ МОНОРЕЛЬСЫ ДЛЯ УСТА- 
И08КИ РУЧНЫХ ТАЛЕЙ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО •lТОННЫ.

Для СНИЖЕНИЯ УРОВНЯ ШУМА ОТ РАБОТАЮЩЕГО 
ОБОРУДОВАНИЯ ПРЕДУСМОТРЕНЫ УСТАНОВКИ ГЛУШИТЕ
ЛЕЙ НА СИСТЕМАХ ЗАБОРА И ВЫБРОСА ВОЗДУХА 
И УСИЛЕННОЕ В ЧАСТИ ЗАЩИТЫ ОТ ШУМА -ПОКРЫТИЕ, 
КРОМЕ ТОГО ПРЕДУСМОТРЕН "ПЛАВАЮЩИЙ* ПОЛ, 
ОТРЕЗАННЫЙ ОТ НЕСУЩИХ КОНСТРУКЦИИ ЗДАНИЯ, 
ПРИЧЕМ ВОРОТА И ВХОДНАЯ ДВЕРЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНО 
СНАБЖЕНЫ ГЕРМЕТИЧНЫМИ И УПЛОТНЯЮЩИМИ ПРОК
ЛАДКАМИ.

Архитектурно-строительная часть разработана 
для каждого конструктивного ва ри а н т а  в ДВУХ 
ЧАСТЯХ -  НЕИЗМЕНЯЕМАЯ ЧАСТЬ ( КОМПЛЕКТ АС )
И ИЗМЕНЯЕМАЯ ЧАСТЬ - ФУНДАМЕНТЫ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ 
(КОМПЛЕКТ АС О

И. А вт о м а т и за ц и я  т е х н о л о г и и
п р о и з в о д с т в а .

Регулирование температуры  теплоносителя зо внутри-
КВАРТАЛЬНЫХ СЕТЯХ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ 8 ЗАВИСИМОСТИ ВТ ТЕМПЕ
РАТУРЫ НАРУЖНОГО ВОЗДУХА, ПОДДЕРЖАНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ ВОДЫ 
В СИСТЕМЕ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ в С* ВАРИАНТА»:

•(Вариант: Устанавливается регул ято рT-W m-6, 
воздействующий одновременно на регулирующие клапаны,
УСТАНОВЛЕННЫЕ ПЕРЕД ПОДОГРЕВАТЕЛЯМИ ОТОПЛЕНИЯ И 
ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ. ДАТЧИКАМИ ДДЯ РЕГУЛЯТОРА 
Я8ЛЯШТСЯ ТЕРМО ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ,УСТАНОВЛЕННЫЕ В ПОДАЮ
ЩЕМ И ОБРАТНОМ ТРУБОПРОВОДАХ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ, НА НАРУЖ
НОМ ВОЗДУХЕ И ТРУБОПРОВОДЕ ВОДЫ 3 СИСТЕМУ IBC.

2. Вариант.- Для регулирования устанавливаются
ДВА РЕГУЛИРУЮЩИХ ПРИБОРА ТИПА РС-29 СИСТЕМЫ "КОНТУР".

В ЧАСЫ МАКСИМАЛЬНОГО ВВДОРАЗБОРА Б СИСТЕМЕ ГВС 
ПРОИЗВОДИТСЯ АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОГРАНИЧЕНИЕ РАСХОДА ВОДЫ ИЗ 
ТЕПЛОВОЙ СЕТИ В ПРЕДЕЛАХ УСТАНОВЛЕННОЙ ВЕЛИЧИНЫ.ПРИ ДОСТИЖЕ
НИИ ЭТОЙ ВЕЛИЧИНЫ КОНТАКТ ДИФМАНОМЕТРА ПРЕКРАЩАЕТ ВОЗДЕЙ
СТВИЕ РЕГУЛЯТОРА НА ОТКРЫТИЕ КЛАПАНА СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ.
Про хо ж д ение команды  регулятора в  этом с л у ч а е  возможно

лишь НА ЗАКРЫТИЕ КЛАПАНА.
ЦИРКУЛЯЦИОННО- ПОБЫСИТЕЛЬНЫЕ НАСОСЫ СИСТЕМЫ ГОРЯЧЕ

ГО вода СНАБЖЕНИЯ РАБОТАЮТ КАЖДЫЙ В ТРЕХ РЕЖИМАХ: ОСНОВНОМ,
дополнительном и резервн о м . До полнительны й  НАСОС ВКЛЮЧА
ЕТСЯ При РАБОТАЮЩЕМ ОСНОВНОМ НАСОСЕ И ДАВЛЕНИЙ В ЦИРКУ
ЛЯЦИОННОЙ АРМИИ МЕНЬШЕМ, ЧЕМ МАКСИМАЛЬНАЯ ГЕОМЕТРИ
ЧЕСКАЯ ВЫСОТА ОБСЛУЖИВАЕМЫХ ЗДАНИИ. РЕЗЕРВНЫЙ НАСОС

ЯкиМЯЕТСЯ ПРИ ОТСУТСТВИИ НЕОБХОДИМОГО ДА8ЛЕНИЯ НА ПОДА
ЮЩЕМ ТРУБОПРОВОДЕ ЗА ОСНОВНЫМ ММ) ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ НАСООЦ.

Для КОРРЕКТИРУЮЩИХ НАСОСОВ ПРЕДУСМАТРИВАЕТСЯ 
ВОЗМОЖНОСТЬ РАБОТЫ 6 АВТОМАТИЧЕСКОМ РЕЖИМЕ. ВКЛЮЧЕНИЕ 
РАБОЧЕГО НАСОСА ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ В ■‘(V'-ЧЙЕ, КОГДА КЛАПАН 
РЕГУЛИРУЮЩИЙ ТЕМПЕРАТУРУ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ СИСТЕМЫ 
ОТОПЛЕНИЯ ПОЛУЧАЕТ КОМАНДУ НА ЗАКРЫТИЕ По МЕРЕ 
ЗАКРЫТИЯ КЛАПАНА МЕНЯЕТСЯ ПЕрЕПАЛ.ДАВЛЕНИЯ 8 СИСТЕМЕ
отопления. Падение перепада до определенной вели
чины  (около Q.6 ДрROM ) ЯВЛЯЕТСЯ ИМПУЛЬСОМ НА ВКЛЮ
ЧЕНИЕ рабочего насоса. Насос работает все время, пока
КЛАПАН НАХОДИТСЯ В ПРОМЕЖУТОЧНОМ ПОЛОЖЕНИИ ИЛИ
за кры т . Автоматическое отключение насоса осущест
вляется при полностью открытом клапане. Ре з е р в 
ный насос работает  в случае выхода из строя
РАБОЧЕГО.

Хо з я й с т в е н н ы е  насосы  В к л ю ч а ю тс я  лиш ь в

СЛУЧАЕ НЕДОСТАТКА ДАВЛЕНИЯ В ВОДОПРОВОДНОЙ СЕТИ.
Резервн ы й  насос включается в случае выхода из
СТРОЯ РАБОЧЕГО ПРИ НЕДОСТАТОЧНОМ ДАВЛЕНИИ 8 
ВОДОПРОВОДЕ.

Проектом предусм атривается установка
САМО ПИШУЩИХ ПРИБОРОВ ДЛЯ ЗАПИСИ ДАВЛЕНИЯ В 
ПРЯМОМ И ОБРАТНОМ ТРУБОПРОВОДАХ ТЕПЛОВОЙ СЕТИ. 
ТЕМПЕРАТУРЫ ПРЯМОЙ И ОБРАТНОЙ СЕТЕВОЙ ВОДЫ, 
ТЕМПЕРАТУРЫ ВОДЫ В СИСТЕМЕ ГВС.

Сх е м а  сигнализации- светозвуковая и звещ а 
ет об а ва ри й н о м  отключении электродвигателей
ИАСБСОВ, А ТАКЖЕ О НАРУШЕНИИ СЛЕДУЮЩИХ 
ПАРАМЕТРОВ: ПАДЕНИИ ДАВЛЕНИЯ В ОБРАТНОМ 
ТРУБОПРОВОДЕ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ, ПРЕВЫШЕНИИ 
ТЕМПЕРАТУРЫ СИСТЕМЫ ГВС И МИНИМАЛЬНОМ 
ПЕРЕПАДЕ ДАВЛЕНИЯ В ПОДАЮЩЕМ И ОБРАТНОМ ТРУ
БОПРОВОДАХ тепло во й  с е т и . Схем о й  сигнализа 
ции ПРЕДУСМАТРИВАЕТСЯ ВОЗМОЖНОСТЬ ПЕРЕДАЧИ 
ОДНОГО ОБЩЕГО СИГНАЛА О НАРУШЕНИИ РЕЖИМА 
РАБОТЫ ЦТП ИА ЩИТ ДИСПЕТЧЕРА- ВОЗМОЖНОСТЬ 
И НЕОБХОДИМОСТЬ ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, А ТАКЖЕ 
НЕОБХОДИМОСТЬ ТЕЛЕИЗМЕРЕНИЙ РЕШАЮТСЯ 
ПРИ ПРИВЯЗКЕ . В ПОМЕЩЕНИИ ЦТП УСТАНАВЛИ
ВАЕТСЯ ЩИТ АВТОМАТИЗАЦИИ. НА НЕМ РАЗМЕ
ЩАЕТСЯ АППАРАТУРА УПРАВЛЕНИЯ И СИГНАЛИЗАЦИИ. 
ЩИТ ПРИНЯТ ШКАФНОГО ТИПА.

5. Силовое электрооборудование.
По СТЕПЕНИ НАДЕЖНОСТИ ЭЛЕЕТРЯСНАбЖЕИйЯ ЦТП 

относится к В ка тего ри и . Электропитание - подается
НАПРЯЖЕНИЕМ (\ЧкБ ДВУМЯ КАБЕЛЯМИ. ВСЕ

: " и
ПОТРЕБИТЕЛИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ ПИТАЮТСЯ НАПРЯ
ЖЕНИЕМ V 380/220 е.

Главный распределительный щит, состоя
щий из панелей Ш.0-Т0-1, размещается в помещении 
Ц1П в осях А-Б по оси Ц. Пусковая аппаратура элехтрп-
прием ннко в ра зм ещ а етс я  8 ЯЩИКАХ УПРАВЛЕНИЯ ТИПА
Я9- 5ио. Ящики размещаются вблизи элехтродвигате- 1
ЛЕЙ. ДВТОИАТЙЧКСКОЕ И ДИСТАНЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ |
ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ СО ЩИТА АВТОМАТИЗАЦИИ, запро екти 
рованного  в р а з д е л е  "А вт о м а т и за ц м я  т ехн о л о ги и  
прризвйдствА*.

Электропроводка выполняется проводом А п в - б б о
В ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБАХ ПРОКЛАДЫВАЕМЫХ ОТКРЫТО ПО 
СТЕНАМ И СКРЫТО В ПОДГОТОВКЕ ПОЛЛ. I

Зануление электрооборудования выполняется I
В СООТВЕТСТВИИ С ПЗУ ГЛАВА (-4. Б КАЧЕСТВЕ I
НУЛЕВЫХ ПРОВОДНИКОВ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ НУЛЕВЫЕ I
ЖИЛЫ ПИТАЮЩИХ КАБЕЛЕЙ, I

Расчет электро нагрузок см. таблицу.
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Примем.

т ~ г $ Ж . 5 6 1 Т “Т ~ 40 44 J j
4 КОРРЕКТИРУЮЩИЕ НАСОСЫ

отопления
2 4 45 45 0,45 W н.1 42,9

S Хозяйственны!
НАСОСЫ ь г 4.5 45 0,15 0,88 «,3 42,8

ь Циркуляции-НО-ПОВЫСМт 
ТЕЛЬНЫЕ НАСОСЫ

ъ г Л Ж
Ч

М
б 0,15 (ЦП
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Лк6 _М
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4 Вентилятор 4 4 0,45 0,45 0,6 0,9 0,5 0,56

$
АВТОМАТИЗАЦИИ 4 j 4,5 4.5 4 4 (5 4.5

6 Аппарат,МАКНИТНО'И 
ОБРАБОТКИ ВОДЫ

2 г 0.S5 ОД 4 4 0.1 V I

4 Освещение
РАБОЧЕЕ - — — 2,4 — 4 г .ч 2,4

6
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6 . Э Л Е П Р И Ч Е С . К П Е  О С В Е Щ Е Н И Е .
ОСВЕЩЕННОСТЬ ПОМЕЩЕНИЙ ВЫБРАН1» СОГЛАСНО 

ТГЕВПвйИПЯМ СНиП 1-Ц-73.
■7 PS? ЕЕ ПИ- НРЕЛУСПОТРЁИ» ОБЩЕЕ. РАБОЧЕЕ И 

АВАРИЙНОЕ ПСВЕЩаППБ:
Выбор Сспчаы ш ков произведен з зависимости

07 НАЗНАЧЕНИЙ ПОМЕЩЕНИЙ, УСЛОВИЙ СРЕДЫ U ВЫСОТЫ 
ПОДВЕСА.

НАПРЯЖЕНИЕ 'ПИ ОБЩЕГО ОСВЕЩЕНИЯ - 380/20)6, 
ПЕРЕНОСНОГО "  36 В,

fltlTAHllE АЕТЕЙ РАБОЧЕГО И АВАРИЙНОГО ОСВЕ
ЩЕНИЯ ПРЕДУСМОТРЕНО ВТ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫ*
ЩИТОВ 1*0-70.

В  КАЧЕСТВЕ ГРУППОвЫХ ЩИТКОВ ПРИНЯТ ЩИТОК 
ТИПА <ШЧ-8504 И АВТОМАТ АП-506-2МТ. ВКАЧЕСТВЕ ВВОД
НЫХ АППАРАТОВ ПРИНЯТЫ АВТОМАТЫ АП-506-ЗмТ И АП-506-2ИТ.

ГРУППОВЫЕ ц т|ТАЦ)ЩИЕ СЕТИ ВЫПОЛНЯЮТСЯ КАБЕЛЕМ 
АВВГ, ПРОКЛАДЫВАЕМЫЙ ПО СТЕНАМ И ПЕРЕКРЫТИЯМ 
НА СКОБАХ.

Управление рабочим и аварийным  освещ ением-
ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯМИ, УСТАНОВЛЕННЫМИ У 
ВХОДА. АЛЯ ЗАНУЛЕНИЙ 'ЭЛЕМЕНТОВ ЭЛЕКТРООБОРУДОВД- 
НИЯ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ НУЛЕВОЙ РАБОЧИЙ ПРОВОД СЕТИ.

я  Связь И СИГНАЛИЗАЦИЯ.
Рабочим проект телефонизации центрального теп

лового ПУНКТА ВЫПОЛНЕН НА ОСНОВАНИИ ЗАДАНИЙ ТЕХ
Н О Л О Г И Ч Е С К И Х  отделов "Ведомственных норм технологичес
кого проектирования” йнтп 446-&0 Министерства связи СССР 

Т е Л Е Ф О Н И Т А Ц И Я  центрального теплового пункта 
ЛРЕДУСМАТРИЙАЕГСЯ Си ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕФОННОЙ СЕТИ.

£ ж о С Г Ъ  К А Б Е Л Ь Н О Г О  В В О Д А  С О С Т А В Л Я Е Т  № .  И й  
К А Б Е Л Ь ',W U  В 0 О Д Б  В З Д А Н И И  И Л  С Т Е К Е  У С Т А Н А В Л И В А Е Т 
С Я  А Б О Н Е Н Т С К О Е  З А Щ И Т Н О Е  У & Т Р 0 Й & Т 8 0  А З У - Ч .  К А Б Е Л Ь 
Н Ы Й  В В О Д  В Ы П О Л П Р Е х С Я  К А Б Г А Е 'Я  П Р П П М - 2 * 4 .2 ,

Абонентская сеть - проводом гггв» 8 * о,6 прокла
д ы ваем ы й  по СТЕНАМ.

8 . Ото п лен и е н вен т и л я ц и й .
Проект отопления и вентиляций ЦТП рлзрлбо-

‘ГАН ИА ОСНОВАНИИ- ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ, 
АРХИТЕКТУРНО- СТРОИТЕЛЬНЫХ ЧЕРТЕЖЕЙ ИВ СООТВЕТСТ
ВИИ СП С Н и П  1 - 3 3 - 7 5 * .

При TViSPAt'UtKE проекта приняты расчет-,ь»а 
ТЕМПЕРАТУРЫ НАРУЖНОГО ВОЗДУХА:

ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ В ЗИМНИЙ ПЕРИОД
ДЛЯ ВЕНТИЛЯЦИИ В ЗИМНИЙ ПЕРИОД tn= -I9"
ДЛЯ В Е Н Т И Л Я Ц И И  0 Л Е Т Н И Й  ПЕРИОД Д и = + 2 2 0
Вн утрен н яя  т е м п е р а т у р а  во зд уха  в  ЦТП при

нята го®. Ко э ф ф и ц и е н т ы  т еп л о п еред а ч и  ограждаю 
щих ко н с трукц и й  о п р е д е л е н ы  в соответствии  
со СНиП и-З-19*.
0) СТЕНЫ ИЗ ОБЫКНОВЕННОГО КИРПИЧА 

К = 4,064 К КАЛ / Мг ЧАС, ГР.
Ь - 540 мм. ¥ - 4800 кг/м*.

Ц СТЕНЫ ИЗ KSPAМЗИТ0БЕТОННЫХ ПАНЕЛЕЙ 
К* 4.44 СКАЛ / И* ЧАС. ГР.
6 = 400 м м , f ’~ 4400 кг/м5,

В) ПЕРЕКРЫТИЕ С OlEffAHTfAEM - ПЛИТЫ ФИБРОЛИТОВЫЕ 
К * 0,58 ККАЛ /м г ЧАС.ГЙ
НА ПОРТЛАНДЦЕМЕНТЕ 8 -450ММ ( f '  ЗДОкг/м2 

«3 ВОРРТА ДЕРЕВЯННЫЕ
к* Ц.О ККАЛ /М * ЧАС.Гр.

8.4. Отопление.
О т о п л е н и е  здания осуществляется за счет тепло - 

ПО СТ УПЛ ЕНИЯ  от о б о р у д о в а н и й  и  т р у б о п р о в о д о в .

S . 2 .  В е н т и л я ц и я .
В ЗДАНИИ ЗАПРОЕКТИРОВАНА ПРИТОЧНО - ВМГЯЖНАГ, 

СИСТЕМА ВЕНТИЛЯЦИИ С МЕХАНИЧЕСКИМ И ЕСТЕСТВЕН
НЫМ ПОБУЖДЕНИЕМ- ВаЗДУХр-ОБМЕН РАССЧИТАН НА. 
АССИМИЛЯЦИЮ ТЕПЛ0И36ЫТК08, ПОСТУПАЮЩИХ ОТ 
ОБОРУДОВАНИЯ И ТРУБОПРОВОДОВ.

В ЛЕТНИЙ ПЕРИОД ВОЗДУХ В КОЛИЧЕСТВЕ l-S4D0bfftK. 
ПОДАЕТСЯ ОСЕВЫ М  ВЕНТИЛЯТОРОМ & ПОМЕЩЕНИЕ. ВЫТЯЖ- 
КА ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ЧЕРЕЗ 8Ы7ЯЖНУЮ ШАХТУ, ОБОРУДО
ВАННУЮ ДЕФЛЕКТОРОМ.

В ЗИМНИЙ ПЕРИОД ЗАПРОЕКТИРОВАНА ВЫТЯЖНАЯ 
ЕСТЕСТВЕННАЯ СИСТЕМА ВЕНТИЛЯЦИИ 2  = 920 м’/ЧАС.
Лля предотвращения передачи  шума от работающ их
НАСОСНЫХ АГРЕГАТОВ ИА ПРИТОЧНО- ВЫТЯЖНЫХ ОТВЕРСТИЯХ 
УСТАНАВЛИВАЮТСЯ ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ 14УМ0 ГАЗ ОЮТЕ Л И.

9. В нутренний  водопровод и канализация.
Вода к сантехприборам  подается от магистраль

ного трубопровода  <4=400. Ра с четн ы й  расход воды  
о п ред ел ен  в соответствии со Ш Л1-30-76 я состав
ляет  0.47л/С£К. ( 0.075 М5/СУт).

Канализованиб санузла  и трапов предусматри

вается ВО ВНУТРИКВАРТАЛЬНЫЕ сети ХОЗя ЙСТОЕННО-
ФЕКАЛЬНОИ КАНАЛИЗАЦИИ.

Отвод АТМОСФЕРНЫХ ОСАДКОВ ПРЕДУСМАТРИВАЕТСЯ 
Внутрен ней  системой  вовостоков с. открытым 
выпускам н а  отмостку.

П о д д ч а  г о р я ч е й  в о д ы  к у м ы в а л ь н и к у  п р е д у с -  ;
МАТРИЕАЕТСЯ ОТ ТРУБОПРОВОДА ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

) :
40.Указания по привязке проекта , 5 J
40,4. Технология производства. ;
Проект разработан для соотношения нагрузок j I 

Горячего водоснабжения и отопления / - о,з^0,9. ! j
При иных соотношениях необходимо произвести coot- ■' ’■
ВЕТСТВУЮЩУЮ КОРРЕКТИРОВКУ ТЕПЛОТЕХНИЧЕСКОГО и : j 
НАСОСНОГО ОБОРУДОВАНИЯ: ( ■ !
-ПЕРЕПАД ДАВЛЕНИЯ МЕЖДУ ПОДАЮЩЕМ И ОБРАТНОЙ ! 
МЙГИСТРЛЛЯМИ теплосети  должен БЫТЬ-НЕ М ЕНЕЕ ЧОм, 1 i 
-ПОТЕРЯ НАПОРА В СИСТЕМАХ ХОЛОДНОГО И ГОРЯЧЕГО 
ВОДОСНАБЖЕНИЯ НЕ ДОЛЖНЫ ПРЕВЫШАТЬ НАПОРЫ ( j 
СОЗДАВАЕМЫЕ ХОЗЯЙСТВЕННЫМИ И ЦИРКУЛЯ ЦИОННО- *. [ 
ПОВЫСИТЕЛЬНЫМИ НАСОСАМИ, 1 |
- РЕГУЛЯТОРЫ ДАВЛЕНИЙ НА БЛОКЕ УЗЛА ВВОДА - [ :
"ПОСЛЕ с е б я " и "до с е б я " устан авли ваю тся  при при- : 
8ЯЗКЕ ПРОЕКТА В ЗАВИСИМОСТИ ОТ УСЛОВИЙ ПРИСОЕДИНЕ" ( 
НИЙ. >

44.0СНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПО ПРОИЗВОДСТВУ (
СТРОИТЕЛЬНО - МОНТАЖНЫХ РАБОТ.

ВЫПОЛНЯЮТСЯ РАБОТЫ ПОДГОТОВИТЕЛЬНОГО ПЕРИОДА, , 
СОСГДВ КОТОРЫХ ПРЕДУСМОТРЕН СНиП 3.04.04-85. Затем ! 
ПРОИЗВОДИТСЯ РАЗРАБОТКА КОТЛОВАНОВ ПОД Ф У Н Д А М Е Н Т Ы  ' 
ЭКСКАВАТОРОМ С КОВШОМ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА * ЕМКОСТЬЮ 0,25'М3 j: 
(9P-2434A). Обратная засыпка пазух п р о и з в о д и т с я  [
ЭКСКАВАТОРОМ - ПЛАНИРОВЩИКОМ Э0-2434Д с пос- | 
ЛОННЫМ TPAM6Q8AHMEM,

Монтаж конструкций зданий Ц7П производится >
ГУСЕНИЧНЫМ ДИЗЕЛЬ - ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ КРАНОМ j
19K-2S4 С ДЛИНОЙ СТРЕЛЫ 49 М С ОБХОДОМ j
вокруг зддния, ;

8 ПРОЦЕССЕ МОНТАЖА НЕОБХОДИМО ОБЕСПЕЧИТЬ ; 
у с т о й ч и в о с т ь  ЗДАНИЯ И ЕГО, ЧАСТЕЙ НА В С Е *  1 

СТАДИЯХ СТРОИТЕЛЬСТВА,

рттГзязАн? .____

t - - j _ z c z xMm-ijs......  i _ i
25599-01 g

“i  ТП 9Q5“4 '40w
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ВЕДОМОСТЬ ОСНОВНЫХ К О М П Л Е К Т А  РАБОЧИХ Ч Ш Е Ж Е И .

Обозначение И оим енование йримежяыз
лз Пояснительная записка Альбом /
тх Технология производства Альбом /
MX Автоматизация технологии

Производства Яльбсш /
эм Силовое электрооборудование Альбом /
эо Электрическое освещение Альбом f
со связь и  сигнализация Альбом /
я с Архитектурно- строительные

решения. Каркасно- панельный Альбоме
вариант

08 Отопление и вентиляция Альбоме
ВК Внутренние водопровод и Альбоме

к а н а л и з а ц и я
кжи Конструкции железобетонные Альбоме

1из гп зоз- s'-3a.es)
В е д о м о с т ь  р а б о ч и х  ч е р т е ж е й  о с н о в н о г о  к о м п л е к т а  т х .

Аист И аим еноЗа н и е (Триме чинш
1 Оби/а в Ванны е
г Технологическая схема теплоснабжения и

водоснабж ения
3 Принципиальная схема силикатной и

м а гн и тн о й  о б р а б о тк и  в о д ь )
У План н а  отм. о.ооо Т в-О.ЗтО*д)
S Разрезы  /-/; а - г  (З^о .Зто .а )
6 Схема трубопроводов { в * 0,3 т О* в )
7 t1111!1&

водоснабжения (  у -а з г -о .в )
8 Установка циркуляаионно-повь/сительных

насосов (  3 s 6,3 г о.в)
3 План н а  отм. о.ооо f  А - 0.3)

/0 разрезы /-/; «?-<? [$* 0.9)
// Схема трубопроводов ТЯ-о.9)
/г Установка водоподогревателей горячего

водоснабжения А /  * O J )
в Установка циркчляционно- ловыситеяьшх

HacQCQS {Js0<9)
/У Установка хозяйственных насосов

JS $ 1 1 1 I 1 1 1

/6 \ Водопроводный Узел, тепловой узел

г систоующими нормами и  правилами и  про- 
Iчсматои&аэт мероприятия, обеспечивающие 
зрывну/о, Веры вопс кар ну/ о и  пожарную 

безопасность при эксплуатации здания.

Гпс/ёнв/й инженер проекта Жу-ии  ̂ / Нарцисссва/

ВЕДОМОСТЬ Ш 1 Ш Ш  И ПРИШАеМЫХ А Ш М ЕИ Ш .

Обозначение Г  V  ' *-[ ней/‘Г A'CCT'V-V.: Примэчатк.

Ссылочные 1
4*903-/0 в-S Опоры трубопроводов отдвижные г г : ; : :
7-903.9 S  ё -ц г Тепловая изоляция трубопровод I__

дав с положительными температураW
is o y -6 9 Детали креллет/л сажыармо- 1

технических приборов и трубопроводовI
Прилагаемые документы

со Спецификация оборудования
8М Ведомость потребности вк&тсмлхщ '

ГПЗОЗ-У 7ХН/ Опорные рамы под водопадог,оева-
тела горячего водоснабжения
У  ~03 1-0,8 op1 и ор/Я

гп S03-Y тхнг Опорные рамы под водмодогрзвотмо
горячего водоснабжения в - Q90P1

ТП $03-4 гхнз Опорные р а т /  под насосы
ТПЗОЗ-У 7M'i Бак для  раствора жидкого

стекла емкостью /м3
r/> зоз-у m s бак напорный
7П903-Ч TW6 фильтр - отстойник

Об щ и е  у к а за н и я .
Проект Выполнен в соответствии со СНиЛ-£/и-73*

Щ-36-73*) и „ Руководство по проектированию централь
ных тепловых п у н к то в  К Москва „ С граб избе/г '* /ЗАЗ/; * 
для Ц-ой к л и м а ти ч е с к о й  вонь/.
Расчетная тем пература наружного в  оздиха-- 1н2 60°С 
Температура наружного Воздуха В точке срезки 
граф ика: сн~+/°о.
Параметры первичного теплоносителя ёрасчетном  
режиме:
В режиме срез н и  гр а ф и н а :
Пара метрь/ пршптаоляемой воды  
н а  горячее водоснабж ение ; 
н а  отопление и  в е н ти ля ц и ю  
В расчетном ,; режиме%
В режиме срезки гр а ф и к а :
Располагаем ы й напор н а  в во де :

Все трубопроводе/(за исключением трубопрово
д о в  хозяйственного и  пожарного в о д о п р о в о д а  
изолирую тся изделиям и из минеральной дерпы с 
последую щ им покрь/тием изолируемых поверх
ностей тр уб о п р о в о д о в  и  б о вор обогревателей  
рулонным стеклопластикам, а р м а ту р а - съемными 
палуфугляоами из алю миниевых листав.

На паёерхнцегпи покровного слоя  тепла - 
изоляционной конструкции трубопроводов  
долж на п р е д у с м а тр и в а ть с я  опознавательная

- /50 -70° а
-  70 - Ч/бТс

- 6О0С

- /50-70°С
- 10 -Ч/.в°С^
-  3S м в. ст

Z L l

И ДАН - СХЕМА.

Ввод ммтмяжиок 
I иш трубопроводов

Выдав комму/пм

3Kpu.-j.ta в  зависимости от з и д  а  транспорта  - 
рнёмои средь/ в  с о о тв е тс тв и и  с тр е б о в а н и я  - 
ми п р а в и л  у с тр о й с тв а  и  безопасной зкиилу- 
е/юууии трубопроводов п а р а  и  горячей води/.
Грубы должны быть испытаны н а  ударную  

в я з к о с ть  по госту /0705-80. сварные соединения  
и с п ы та н ы  н а  з а ги б  по г о щ з 7 ев*(у-7 1 8 0 )  
С н я ти е  ф асок произведено по  госту /о 70S-ВО.

Пело В Н Ы Е  О Б О З Н А Ч Е Н И Я

Обозначение Майм в ново/ние /Тримсч&нш

— /.' -угтг■ ■ гтТИИИ--J Тепловой счетчик

ПрН&ЯЗАН

ТП 9Q5-4-1Q4&7 тх

it n t темпом м йгм JifoA 'I * i вт ..шяренмтм ашмршо ьимшИИАИ ЗА8№И«ЕйрИВД11ЫИЕ4к1т®ИЩ"'* р и

ОБЩИЕ ДАННЫЕ

СТАЩ| АИСТ ТГистб'Л'
46

}\м >i ?a л Корп,цио2 5 5 9 8 -0 1 Ю
HHKEHEptoiOQMMAO! Г-MOCKI А̂ОВАННЯ
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4 ргояьчатый Вентиль £
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$ Р о т а м е т р i

№ ^кльтр - о т с т о й н и к i
I V30 Запорная армату р а М

22 Вентиль б ы т / с к а  Воздуха \

23 Контрольные Вентили 3
2*f
Z5 Регулирующие Вентили 2

26 Пробоотборник

27 Грубо проВод отбора прoff J
1

IB Гр ^а п р о В о З  Выпуска ~|»

Воздуха "  "1!>
IS РезиноВы и шланг.

_ J
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1 * р » т л » p m . t b m d *  М Ч О Д К О Й  3 М В Т 
Й Ш Ш Ш 1 Ч Й Т А Я  С Х £ М А Г О Г Ш О

етадкя Аис т! Аистов

И Ш .%  1M T T f i Q B H д 5

ЙГОМНОЬ
Д Н Я М

ПрИНЧЗДНЛЛЬИЙЯ СХЕМАХЕТР.’К
м и м т ш т  о д н а ™  щ м

- и н и и э д
№ Т Й р «0 П )Ш Ш 0 Ь Г.
.... . „ . ± т я т ~



Размеры В скобках даны для J?=0,5-rO,8 
Привязку опорных ран поЗ аЗрруРсЗание
смот ри л и ст ы  м орги  *ЛР./.

Ш £ .

SfjTpfer^?H«03n[)c>^T _ 
Ст- И НЖ-i К и Г  -~п И ш ^ -
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Г д - с п .в к  ;  н г а ^ г н о з  к ^ г ^ ' / Г ' '  
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Ссылочные _ ды^ н ей п Г ” 1

£ Сх е м а  а в т о м а т и з а ц и и . Л и с т  4. Вариант с Т  ^м-б А втоматизация щ ш й г и ч к с ш

ъ Схема а в т о м а т и з а ц и и . Ли с т !. В а р и а н т сРС-29. провД соь. Об о зн а ч ен и я  у с л о вн ы е

к Схема автоматизации. Лист2. !ПРИБОРОВ И СРЕДСТВ АвТВДАТИЗАЦМИ
S Схема электрическая принципиальная регуам- В СХЕМАХ.

рования. Вариант с т -Ч8м-6. РМЧ-П36-82 Си с тем ы  авто м а ти за ц и и  т ехн о ло ги-

б Схема электрическая принципиальная регули- ЧЕТКИХ ПРОЦЕССОВ. СХЕМЫ ЭЛЕХ1РИ-
РОВАНИЯ. ВАРИАНТ с PC-29 ЛИСТ*. ЧЕСКИЕ ПРИНЦИПИАЛЬНЫЕ.

7 Схема электрическая принципиальная ре гули- PM3-82-8S ЩИТЫ И ПУЛЬТЫ СИСТЕМ АВТОМА-
рования. В а р и а н т  с РС-89. Л ист. 2. ТИЗАЦИИ ТЮШОГМЧЕШХ ПРОЦЕС-

в. Схема электрическая принципиальная управления сов. Консшкция. !

корректирующими насосами отопления. ОСОВЕИИвСТВ ПРИМЕНЕНИЯ.
9. Схема электрическая принципиальная управления

циркуляцмонно- повысительнымм насосами ГВС. ТК^313*-7П На н о м етры  в  ко рп у с е  д и а м ет ро м
Aft £80 ММ t  СТАДИАЛЬНЫМ ШТУЦЕРОМ.

ю Схема электрическая принципиальная управления Устан овка  на т р -де ( го ризо н тал ьно м ;
Р« йй4ЙКГС/СМ2 Т  Ап АПсй.

ХОЗЯЙСТВЕННЫМИ НАСОСАМИ. ТК1-54ЭТ-ЧО МАНОМЕТРЫ В КОРПУСЕ ДИАМЕТРОМ 
ЛЯ 250 ММ ft ОАДИАЛЬНЫМ ШТУЦЕРОМ

и Схема электрическая принципиальная
РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЙ СЕТИ. ВАРИАНТ с  тЦвИ-6. ТМ9-226-Т6 Ш апт  ч ш М а ъ о ш Ш Ш Ш Г

ДАВЛЕНИЯ. ЧСТДНПВКА НА ТР«15НПР0ЙПЛЕ.*ЧГ«
S
О(А

№ Схема электрическая принципиальная ТМЧ-<вГ-15 Т е р м о м е т р  со п ро ти вл ен и я .Установка навмотшгалмши трикпс̂ яр-плс Л >1Лми или
РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЙ СЕТИ. ВАРИАНТ t  РС*29. МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ СТЕНКЕ.

Схема электрическая принципиальная ТМЧ-ПЧ-Т5 Терм о м ет р  м ано м етрический , установка наКЕРТиГАЛкиПМ TPURfinon̂ f) IP Л?Р>Л,Г4М ИТМ
«ж АВАРИЙНО - ПРЕДУПРЕДИЛ БЛЬКОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ. м еталлической  с т е н к е .

11 ГРМВА ОП161АЫ1И lEOfMEIlAfW Ацдг» fvacM  ДНсшНЮЛ RrwQAuK« ЛйСТ i. Т Ы Н  JlfO  ч с Терм о м етр  м а н о м ет ри чес к и й . установка
НА ТРУБОПРОВОДА Л > 8У мм ИЛИ .JC Схема внешних проволок. Лист2. Т п Ч - 1 i c -ТЬ

« МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ATEUKE
Вариант с т-1|8м- 6.

ПС IHAnN'fCwAUH vICnACi

16. Схем а  внешних проволок. Л и с т 2.
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НА ПОЛЧ или СТЕНЕ.Вариант t  РС-29. ТМЧ- 98-8* Манометр самопиш ущ ий
-УстаНЛВКА НА. СТЕНЕ------------------\ч П л а н  р а с п о л о ж е н и я

1В Щит автоматизации. Данные для разработки ТКЧ-Я76-ТО ЭЛ ЕКТРИ ЧЕС КИ Е ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ME-

ЗАДАНИЯ НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ ЩИТА. ЛИСТ 1. хлнизмы. Установка на полу или стене

Вариант с Т-Ч8м-6.
19. Щит АВТОМАТИЗАЦИИ. ДАННЫЕ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ Прилагаемы*  документы

ЗАДАНИЯ НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ ЩИТА. ЛЦСт1. АЛЬБОМВ АТХ.СЙСпецификация оборудования к
Вариант о РС-29. ОСНОВНОМУ КОМПЛЕКТУ ЧЕРТЕЖЕЙ

20 Щит автоматизации. Данные для разравотки МАРК» АТХ.
задания на изготовление щ ита . Лисг£ ААЬБОМЭ АТХ.ИЙ Спецификация щитов к
В а р и а н т  с  Т-^в м -6. оеновному КОМПЛЕКТУ__

21 1Щит АВТОМАТИЗАЦИИ. ДАННЫЕ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ. ЧЕРТЕЖЕЙ МАРКИ АТХ.
. ! ЗАДАНИЯ НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ ЩИТА . ЛИСТ 2 АЛЬБОМА А1Х.ВМ Ведомость потребности в mate-'

В а р и а н т  с  РС-29. РИАЛАХ К ОСНОВНОМУ КОМПЛЕКТУ
. L .... J ЧЕРТЕЖЕЙ МАРКИ Ш

и

Ра бо чи е  ч е рт еж и  основного  к о м п л е к т а  м арки  АТХ 
ВЫПОЛНЕНЫ В СООТВЕТСТВИИ С ДЕЙСТВУЮЩИМИ строительными 
НОРМАМИ U ПРАВИЛАМИ И ПРЕДУСМАТРИВАЮТ ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕШЕ
НИЯ ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ БЕЗОПАСНОСТЬ ПРИ СОБЛЮДЕНИИ УСТА
НОВЛЕННЫХ ПРАВИЛ БЕЗОПАСНОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЗДАНИЯ

L Главный и н ж ен ер  проекта Е ш ерм н о славская  ЛР/.

В е д о м о с т ь  с п е ц и ф и к а ц и и

Лист На и м е н о в а н и е П?ИМЕЧ.|

5. Сп е ц и ф и к а ц и я  к  схем е регу л и ро ва н и я . j,
(В ариант  с Т-*|Ви -6.

{|
. . .  . А

6.1. sСп е ц и ф и к а ц и й  к  схемам  регу л и ро ва н и я . |
Вариант t РС-29, 1

8-Н0 Сп е ц и ф и к а ц и и  к с хем ам , э л е к т р и ч е с к и м ~ . J
ПРИНЦИПИАЛЬНЫМ УПРАВЛЕНИЯ НАСОСАМИ. ^ „ 1

U Сп ец и ф и к а ц и я  к  с х е м е  эл ек т р и ч ес ко й  п ри н - " **".1
ЦИПИАЛЬНОЙ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЙ СЕТИ. ]
В ариатгг с “R 8 M - 6 . 1

12. Сп ец и фи кац и я  к схем е  э л ектри чес ко й  прммци-_„] _____ J ]
ПИАЛЬНОИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЙ СЕТИ. ВАРИАНТ £ РС-8&__ ~~— — 4

13. Сп ец и ф и кац и я  к  с х ем е  электрической  примни-
пиааьном а вари й н о - п р ед уп ред и т ел ьн о й
СИГНАЛИЗАЦИИ.

ш. Сх е м а  в н е ш н и х  приволок. AuctS.
Вари ан т  е Т-$8и~6.

16 С-ХЕМД ВНЕШНИХ ПРОВОДОК. Amg.
(Вариант е PC-2S. _

4В. С п е ц и ф и к а ц и я  к  щ и т у  а вто м ати за ц и и
Вариант  с Т-ЧВм -б.

а Сп е ц и ф и к а ц и я  к  щ и ту  а вто м а ти за ц и и

Вариант  с  РС-29.

Пояснительная задаст приЗгдена на 
д-8 страницах данного аль бома

ИАЧ-отд А а н ц л п в <T J .
Ш ш
г и п П
Й К Щ

ш

1
р кDmsp. т

ш
2 5 5 9 8 -0 1

Привязан

тп. 903-*ИШ.87

ttin с тепловой нагрузкой Ц мВт
Шхстъшш СХБИА ГОРЯЧЕГО 

М ШИСИРГОЕ ЯЙГССЕ^ и тти гш ш ш тгьм
Об щ и е  д а н н ы е

Копировал Ерем1ежсгГ
инда.

ДИЯИ-]

■чЯ] i
Ф ормат А 2 |
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»

/. Взамен электроконтактных манометров, 
установленных, на ВсоеыВающ&н трубопроводе 
яаззйст&енных насосоВ, Возможно использование анало
гичны* прибароб, устпнаВрибаемых В контрольных 
тачках Водопровод май сети.

£. Манный л и с т  рассматривать соВмватно с листом  £  13}
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Цгпь btr.
7 Ш 5 3 Т
le tsu -e f

K1Q-2 ц  -
и
M .  
z s  -№ ._ %И 26 -

t 'H 2 7 -
26

tm f 2 3 -
t f!Wf з а -

31 \
32 ’

: t ’ohi 3 3 -
,(М И 31/-

3 5 -
B,$ W 33 .
Ш 37

3 8 -Г 3 3 -
\k io - i  IЙ ?
ш ш ш \ \ \

Цепь 1m
Hi-1 1_J
Kl -t я -
Решим
ПК

6
16U

'Ш М Ш
ккМШШ
№ о д т  13\

т

*®J

7ШЧ

Hi9К&

5 Нарушили
бсадуха1b

t Упрямом
Ц % Т '
иомена*

I
iodpmtmmtsr
утопления

§
4 -

3 трудопрс 
tone Води
на ГВС

ЯгбиНалемтук
савротибкемие

Диаграмма работы 
переклю чат елей SSA.SSjt 

УП5312-С71

ш в ш к а о ш
ш ш ш ш и ж ш ш ш ш

± - 1 1  
£ 4  
L I
3 7

К18
г/ &  ^ 1  

ею В схему увра8лшшя 
> корректирующими 
насосами системы 
отопления, листе.

JLmm А.
i .ч56

WoShl7
z\lbtXCXf/0-шеГндыи£
Ю
£12
в
а

Вто&ф.
1$-13-17
18иго21
22

ПоШЩй*
обознй/i, Наименование fcc Примечание

Аппаратура на щите автоматизации

WHK18
реле прметпчнев т/-2 -С 5 гга ш  
гя-го копту1Ш3.331-73 : 2

е м
переключатель $ш8ерсальнтумз1е-с7  ̂

* ТУ 16-S24 074^7$ 1г
РП

регулирующий прибор для системы 
о т о п л е н и я  ТУЗрг-б rjl . ____ «< 1

к гг
реяв времени £л-Чи УМЧ 

TUiB-523.572-73 i

Аппаратура по мести
721

термопреобртовотель сопротивления
тсм -енч 5 иг. 32/. <so-ot 1

TELTE3

ТЕЧ

Тгрмопреоврпзазатель сопротипления 
тем- о В ¥  сие. 22/. чзо-13 
ТермолргооЬазователь сопротивления 
TCH-027$ SU2. Ш  Ш - 1S

Z
"7

---------- -

SBS.SBS
пост у п р а в л е н и я  пке-212- 2У2 
и ТУ 1 5 -  6 4 2 .  0О$ ~£А _ . i

Р7 Мифманомет' с сигнальным иск, ъо - 
%тЗон Ж П-7/СП у ... ..... /

им/имг
исполнительный механизм с приВьдам 
M3Q- 6.3/Ю-0.2$ /

Диаграмма работы реле ЗЛ-ЧО

угмие^онт/̂  ЗыЗерта Зркмени

Ш

7импульса и 
Т паузы 
определяете* 
при наладке и  
эксплуатации

I  В э к & -$ 0 -{л Т з9-  t r J 9dj-0 ,Z U /(O M j 
Д1*д-заданное значение разности температур Воды 
S подающему обратном трудЬпроёодах системы атоплг* 
ни3 при заданном значении температуры наружного 
Воздуха in

t*p-заданное значение температуры Воды горячего 
Водоснабжения.
Формула для расчетаАзкВ. приВедена В соогВетагВии 

с инструкцией на Т WM~S АКР 2, $74. QQO ТО.
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Диаграмма работы конечных Выключателей 
исполнительного механизмаМЭО-6,3

Обозначение
контактов
конечных

Выключателей

Ход выходного Вала 
исполнительного механизма
Открыть ь*—о— »i Закрыты
s s m i Fa& ut  i s m *

Ш  о
T ^ T ° s -

F V ? MHilim m u d ~ n

Питание
Ш А

Ограничены 
расхода 

сётеЁод боды
Аг

?

Г

| s
4JS

II
I

Усилитель

Регулирую-
щий

прибор

1

1ё

I

4

п̂рямом 
трибопро- 
iоде отоп
ления
9 обратно» 
трубопроВо 
yt атопле 

ния.

Vapywwo
Воздуха

Лазиц.
обознщ Наименование Кол Примечание

Щ и т а в то м а ти за ц и и
РП1 « ' « S S F 155" 1
У1 усилитель гцрех по з иц ионный Я. z£  z  

TjjezozDSiSf-jSS’ 1
K i7im Z
ssx Переключатель универсальныйУПВШСХ) f
кта Реле ершен?ол-чо^ХЛУ '*ТУУ6-523. 572-79 / Чмгцаас /ндсех 

Псц/ю (ОНООСПК

По места
U 1 i

ТЕ^ТЕЗ г
SBS /
Р1 Ш ж * * 5 * ^ - /

и м ue™ HX № A i!% “0£ exa*us*  | / Комплектно  ̂̂
клапаном . 
гаказыЗаетсп *
м техн частипроекта.

Д  иаграмма работы реле 8/f-W
ббоЗнс
чение Контаю Выдержка Времени

К  72 J J L 1— Ш Ш Ш Ш11I

7ингуиьса v 
Тпаузи определяется при находке, о 
эксплуатации

1. При мои т а т е  прибора для осуществления Ванной с*емы \ j 
регулирования Внести следующие изменения бперемычки на . ’ 
коммутационном поле (П К )прибора (на чертеже не показаш>);\ I 
перемычки U-Sf 6-3 снять , 
перемычки k -i 6-3 установить

Z. При монтаже приборы занулить путем присоединения 
клеммы „3 *регулирующего прибора и клеммы* /усилителя 
к корпусу щ и та .

3« Диаграмму переключателя см. ли ст  7

ШЛ Контакт замкнут 

С П  Контакт разомкнут
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т ш а

rarer

{ й&щтоз&ч. Начкцно&знис ы Щиючам’-ё
Щ ит автом атизации

л и д а Г ' Ж ' в ? ’ тс,г5 ° д .. 1

У2 i
-______XJ

ш /

*-т т пт
______ u Мо яесгт

[ ш Прнопрео&разаватеЯ conponie*RWg 
..TcM-osf? sue ее/, изо- /&' . 1

т Пост управления ПКВ-£1£-£4£ У ТУ №№.006-83 /

имг

I I
исполнительный механизм 

_____ йВ&тЮтРЛб____ ______ ____ i Шгплёктт
ррултюии*L $оюъъ£аЗтся%ШТЕМЛЖЮф

П р и  м онт аж е приборы з а  н у л и  ю ь  п у т е м  

присоеди н ен и й  клеммы щ В * р е г у л и р у ю щ е г о  

прибора  и  клем м ы ,, { " у с и л и т е л я  к к о р п у су  
Щ и т е

4  и  играм на
переключателей FSA, BS4

УП 531Z- C7f

| |
я
1 1  
« I

Поломе
оихоя/

ние 
пки _

Местное 'Опыт 
£ — Щ Ш

- z w сf° +V5*
£ п 4 п л п Л  | П

г 1 2 X X
1 3 ч
ш 5 Вж7 г

T f l  9 Q 3 - 4 - I 0 1 .S 7 дтл

Ц т й *  т е п м & и я А г м а д ж  * 1 * в т .  м х я тв н п т  тм я нн>$чво е
м й в в ш
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Л, л о в

i  Опробование насосоВ, patioте/йхци* К  
aSinoMaтичвском режиме, производить 
с ящика ЯУ,

Z~ Диаграмму переключателя 1S4
ем, лист 13

А**тр м н ф  зшыклмня 
контактов РКСДбМВ-ВВ

9штчмтХтяю̂ р̂еШбШеям
Н —, \о.8 г.1 ло| п т .  :. -л

Питание
~г.гав

Местное § *4 .

ipАВта»
матичес-

как

Ключ 
Выбора 
рабочего и 
резервного 

насоса

Местное si?Hi
i J

АВюа* 
ю пт с- 

мое

и

ю

Р В  I

t J S Z * *  ы
■ ^ V P 0,

m
- j A j l

Позиц.
обозная Наим енование Кол, Примечание

Аппаратура на щите автоматизации
ч-к реле электромагнитшерпз-глзвггонзн 

23-г» конт.ТУ 16-52Л 331-73 г
К1 

. If i
реяв промежуточное бАмпазиционнйе 
рп-9 иегов п  из. 0 7 2 -7 5 г

KT1
реле, времени пневматическое -2 to e
рвп-ж-зггроауч m s jz z  ш - уз г

ISA
переключатель у/л/ВерсальУыаУпззгг-евв f ^  ~ гго в  3 79 15-524.074-75 fwА иод кремниевые А-гг& б, «асш. зоиМл

шбз.звг.оог-ту5 ' ! г
4 -  HL
5 - ML^

Арматура сигнальной лампы ~г20В  
АНЕ-323 229.У2 ТУ16-535. *22-76 г

А п п а р а тур а  по м е с ту

A1;Al Ящик у  продления AS111-3S74 УХЗЧ г ж з ш т т я т  
кую часть проект

s 4
ЬАйктроконгактный & т ш ъ Щ £  1У 
пределы измерения очокгс/см* г

Pd М тчнк -  в елв Разности д  авления 
PfCC-j- ОN 5-03 1 Л

MBor п ита ние
Ашт5{б)

т
43

45

47

. г т г п
49

Р Г J L

М Ч-Х
9  ' АО » _ JL u W V ^

59

гз1
65

ш

м-ни
-<§■—

_ # l T
К диодам Сем,

5-Ш.
-<$—

ли ст 10)

г  го8
Вклю чений
рабочего

насоса

Остан од 
насосоВ

Включение
резервного

н а со са
Давление 

Воды за 
насосом м1

Давление 
Воды за 

насосом Mi
л Реле 7 “ Включения резервного 

н а с о с а
Ос

х«8
S1 ?

Насос

Насос
нг

\ i

SflmftiT

ЮП2Т

нлч отд

гип
РЧК.ГРУП
СТ ИНН»
П Р О Р Е Р

Н KOHTPlXoх л щ
ИШШ
ХОХЛОВА
К А Р П О В А

0 8 ™ ш

ТП 903-Ч-40!.в7 АН

Д а н и л о в  с - * $ € > ц ж т е п л о в о й н а г р у з х о н  * ж в Т
Ш Щ  S S e M  ДВУХСТУПЕНЧАТАЯ СХЕМА Г!■ ДВУХСТУПЕНЧАТАЯ СХЕМА ГОРЯЧЕГО ВОД!

■ & Н А БЮ ЕН Н Я И З АВ И С И М О Е П Р И С О Е Д И 
Н Е Н И Е  « ^ М Ь Г О Т О П А Е Н Н  ,Р - 0 .3 ^ ,Ц
5 х Ё М Д 7 О П Ё к Т Р И Ч Е С К А Я  П Р Н Н Ц П
пивльядя зам кни» «*ш гтн  нишЕпйногосгоРчдовд'пи]
РЯЮЦИМЧ HAC0Sft?1H*.

шЩмсТ^\ AHgTOB 1j

ц н и и з п
Г. М О С К В А .

25598-ОЯ 3 9
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электро-
ЗЗигатем П1

вщик
улра*'
ления

М7 7 f & 7*j347-X3S
Л1

М ! а  г
М9 % ж ш ш ? АЗ

Ш  £
— L jlS lT

*3
■ 4 Q 4

* 4  ?m » v i
~&№ 3

т а1 < | Я !чаф
L I T ^ j j h

включениеfoflOJMVTM
наго насоса

KS
т ___£ £ |4 ,

КЗ
4 3 ^4 4 ,73 d

s-кг ;
J U AЗЙгГ

» " у 77 g.

ш
I I

Ц

S

7-к г 74»PtMH-’
14

м г  /•>г/
* JK  iL 4 T  '

Отклмение 
Заполнитель 
mn насоса

s-кг s-Kt „?rhMP

включенийQCMQgHOrV
насоса

"V
§

1

!

J MLmЪк

W<x
кнопка

^  -о£--<о7% 3 7
%КГ

7-КГ
S J  Г » Л  т  л

*л?

Снятия
ЗЁЯР***
Марин
насоса

аМ

&.К7Ш? * - г \  407 А П  в
- г - Ч г 4

--------1 М9-КГ
ж -------4 Ц 4

s -КТ Г а Л■■««гЧёг
$~п

/Парис
насоса

н%

Авария
насоса

N3

1Hi

К диодам 
см, нас 7 Ю

Пазицш
чдовнач.1 М аиненаёание tef Примечание

Аппаратура на щите автоматизации
sb г

Кнопкам-оНУЗисп,tc надписью„ стоп" 
ТУ16~&чг~01£'8Ч / ТолкоГеЖ™ 

красного цвета
SB1 Кнопка КЕ-ОИУЗисп. 2с надписью,, Пуск "

L, ту<е-вчг.о15-м 1
Толкатель 
Черного цветаш Роке. электромагнитной рлу-2 -0  БЧЮУЗЛ 

Vi+SP Конт. ТУ(6-923.331-78 9
7 ~КТ~ 
9-КГ

реке времени пневматическое ~ гао в
psn 7L зге* ооуч ту/&бгзыг- 7S 3

ш
переклю чатель иниберсаль ныо

ynsns-csy 9 ~гговтув-9я/.ш 1
V * *9-YA
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Приборы по м е сту

АЩКЗ Ящик управления Я5111* 2879 УХЛУ 3 Аля^О 'Зщ ч
A U IM Ящик управления Я Sin- 3079УМУ 3 4k8J*0, 540,9
ТРТ-
79-piH.

‘Электроко нтакт ныо манЬНЩэкМ-13 
Пределы измерения ОИО кге/см 2 У

Диаграмма замыкания контактов 
элемтроконтактного манометраЗ*ТМ-1У. 7-кг

■ m m Контакты Д&влениц кгс/сМ

p t Т £ Г~~: - J&222S
7*Р
i*n
9~Р

~ 1 Л ~
j

0 ю
V Z Z Z V T— . 1

* t ? *

я 9? »
8W

, § § &
| 5 | « ?

§ ■ § > § *

1, Смену управления электродвигателями MS и MS 
аналогичны схемеуправления электродвигателем М7 
а изменениями согласна таблице!, 

в. Диаграмму переключателя 2$Д см. л и с т  /3,

,
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3 - P ~ w ~t
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7 7 Ш  1

Таблица 1
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ma П1
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ДАВЛЕНИЯ 
В ОБРАТНОМ 
ТРУБОПРОВОДЕ 
СИСТЕМЫ 
ОТОПЛЕНИЯ

По вы ш ени е

температуры
ГВС
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п е р е п а д
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В ПОДАШЦЕМ 
И ОБРАТНОМ 
ТРУБОПРОВОД 
ТЕПЛОСЕТИ

Ава ри я  
корректирующих

НАСОСОВ
ОТОПЛЕНИЯ
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Наименование 
ПАРАМЕТРА 
И МЕСТО 
ОТБОРА 
ИМПУЛЬСА

Пе р е п а л  д а в л е н и я Д а в л е н и е . Перепад давления [Да влени е Ра с хо д ,

В с а с ы в а ю щ и е  и н а п о рн ы е
ПАТРУБКИ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ 

НАСОСОВ

В од опро водный
ввод

Н а п о р н ы е  п а т -  О б щ и н
л трубопровод

РУБКИ циркуляр ПЕРЕД Цирк*- 
оимо-повысителкг дяционно-по- 
МЫХ НАСОСОВ выситеаьными! 

ГБС НАСОСАМИ
Обозначение мон-
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5jg. I t

in—X-
«х* (ОVo 3»

«о £
to
=s

1 _ й
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ТЕПЛОСЕТИ
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Наименование
параметра
И МЕСТО 
ОТБОРА 

ИМПУЛЬСА

ПРЯМОЙ л 
ОБРАТНЫЙ 
ГРУБСПРОСУ̂ 
ОТОПЛЕНИЯ

Об р а т н ы й
ТРУБОПРОВОД
ОТОПЛЕНИЯ

На п о р н ы е  п а трубки  
корректирующих насо
сов ото ПЛЕН на

ПЕРЕПАД
ДАВЛЕНИЯ Д а в л е н и е ,

i  Данный  лип  смотреть совместно с листом 45(46) 

2. £77- заполнить при привйуке:
ДЛЯ ВАРИАНТА C Т-Я8М-6 - 84В 
для ЬАРНАНТА е №*89 -/4804

(fo a m »

Т П  9 0 3 - Ц - 1 Ш . 8 7
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Ц8 ЛГСТЯ1ЕЙЧАТАЯ СХЕМА ГОРЯЧЕГО 80Д( 

1AWCEHIM и зависимое ПРИ С ОБЛИКЕ 
]L&jgSMW ОТОПЛЕНИЯ 0,9

А Т Х

В ж е Е З О Е . '
S. ГК ill >

.ТД.

ЙЛНЖ
№1

СХЕМА ВНЕШНИХ ПРОВОДОК 
Лист 4

Л
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Наименования 
параметра 
и места 
атвора 
цмпнльса
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s Ж м к 1 Ш Щ ~ Т ^ Ш й йT t u - iz it .r t 1
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1 Повышение t °  г в е / _ 1 Корректирующий насос к  ( 4
3

Минин., перепой давления 
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— — Патрон Е27фп~~01ГОСТ 2.7Ч6-Ч-71 f
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Потолок, шита

л При привязке проекта т ехническое задание 
на изготовленое щита авт омат изации раз
рабатывается в порядке, остановленном 
письмом Госстроя сесР  от to.OZ.83r. H*BAUk-ltk. 

г .  Ссылочные чертеми листы 5, 8 ± о, / з ч 5  
з. Данный лист Рассматривать совместно с  

листом IS
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Над на внутренние пло с к о с ти  /разве г  н а т р  

Л е п я  с т е н к а  Передняя спея к а Правая т е и н а

1, Про привязке проекта техническое задание 
на изпотовление щита автоматизации раз
рабатывается 4 порядке, установленном 
письмом Госстроя ссср от ю .п .В З г .  н о в я к к -ъ к .  

г. Ссылочные йертеми листы ено; /**/*,/$
3. Данный лист Рассматривать совместно с 

лист ом 13

•*w"
г» т - ч - ю ш  ш  1. .... - 1' 1,1
..............................................................................................p_iT_ >?:п?тя 1ШШ-2 ? S цТ/Гс Потаи НШНт Ш т  1 лтпжмиш шш тяцт uia0ЯШ1ШЯ я ШИекМОЕ ЯяшМлЛняемыё

|Егл1я«ШгГ ilfflfi.,
If KMTP Хохлова t 1 ЗАГР а tRtreSTflWMEMj fiRvEr***
fat wn Л ш и Щи a AtmoMMMsA ш  juumc Ш шравв(пклзлш«1*а fisroта ШЯ1 ЩЙГД ЛНГ/77 г ВАРНЛНв с ft -19

и н и и э п  1
ш ш р а о т  ottpjjosMa?!^ШМ 1**М>IMM я ] .,т- Ш Ш Н Е Ж .
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Ведомость рабочих чертежей  основного комплекта В е д о м о с т ь  с с ы л о ч н ы х  и  п р и л а г а е м ы х  д о к у м е н т о в

Лиот Наименование Замечание Обозначение Наименование Примечание

i Общие данные Ссылочные д о ку  м ен т ы

г Питание электрооборудования. Схема Т П. 5.Ч07-БЗ Прокладка проводов н кабелей
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ. в полиэтиленовых трубах о

ъ Кабельный журнал производственных помещениях
ч РАЗМЕЩЕНИЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ И ПРОКЛАДКА

кабелей План Вариант с J>*Ol3*0.&
5 РАЗМЕЩЕНИЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ Н

ПРОКЛАДКА КАБЕЛЕЙ ПЛАН ВАРИАНТ С t> *0.9

ПРИЛАГАЕМЫЕ ДОКУМЕНТЫ.
АЛЬБОМЗ Спецификация оборудования к

основному комплекту
ЧЕРТЕ НЕЙ МАРКИ ЭМ

Альбом И зм_вм Ведомость потребности в матери
АААХ К ОСНОВНОМУ КОМПЛЕКТУ
ЧЕРТЕЖЕЙ МАРКИ ЭМ.

ААЬБОМГ СТР57 ОПРОСНЫЙ АИСТ ЛАЯ ЗАКАЗА
ом. од ПАНЕЛЕЙ ЦО-ТО.

----- - —

Ос н о в н ы е  т е х н и ч е с к и е  п о к а з а т е л и

Наименование " О т ГЕШчесхи
ДАННЫЕ

Расчетная мощность силового J
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ. ! ш ЯВ/Э1 ’

[

В ЧИСЛИТЕЛЕ - ДЛЯ р '0,3*0,4,
ЗНАМЕНАТЕЛЕ - ДА* J>* 0,5* 0.9

Ра б о ч и е  ч е р т е ж и  о с н о в н о го  х о м п а е к т а  м а р к и  ОМ в ы п о л 
н ен ы  В СООТВЕТСТВИИ С Д Е 11 стваюцнмн СТРОИТЕЛЬНЫМИ 
НОРМАМИ И ПРАВИЛАМИ И ПРЕДУСМАТРИВАЮТ ТЕХ Н И Ч ЕС К И Е 
Р ЕШ ЕН И Я ,О БЕС П ЕЧ И В А Ю Щ И Е БЕЗОПАСНОСТЬ ПРИ С О Б Л Ю 
ДЕНИИ УСТАНОВЛЕННЫ Х ПРАВИЛ БЕЗОПАСНОСТИ Э И П А У А  
ТА Ц И И  З Д А Н И Я . J 3  .
Главный инженер п р о е к т а  v h  7  Е к а тер н и о с л а в с х а а в р/

Привязан

ТП 903-Ч-Ш.а7 эм

ЦОДОШМОД ЙАШОДкоБ Ч МВТ. КТАДНЯ
т т ж т шШЕСНСГЕМЫ ОТРПЛСННЯ Х>«03т0.8

О В Ц И Е  Д А Н Н Ы Е

лист листов

ЦННИЭП ИНЫВДЭДЭТОЮОгаДОВЛНШ;
2 5 5 9 8 -0 1 S3
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питающей 

сети
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О»* 3 *DR>0*0,в оо ч

Аппарат 
на 88 оНе 

тип;
Гн А}

Расиелитель. А

Обозначение,
тип, напряше- 

» **е,0 Peer. кВт 
t ? леча------

Ten;
Xh, А$

Расцепитель 
ели плавки я 

вставка, А

% §  
s l - Sв-а- 2  « * »  §

'^Е=с»с» о» 
*С * )  «- «г а>5 с : в

ИгЧ

2»s0 4 w«iо о ^
2>ъ45»г о* «< й о 413s54k.

2 S; S 2 S 0-5b»§ > 0̂e»^«o«»co

Обозначение 
тип;1н, A 
Расцепитель 
Уставка 

теплового, реле, 
А______

о. ' са =*■ 
<

1 1  S | &

^ v  tjQ  ̂ Э55 2to ^^Эи»4 
а> «о£.«5

Условноеобозначение 
на плане

по проекте внешнего 
элекТРОсиавшЕння

Ао проект у  внешнего 
йлекардснавменн Я

О О О О а

5 5 • * $т* *»• 4» 5  •» <• ч-» ^4 •*» • £«М 4
* Ч  tf *• (»ч ♦ N <4 о* i

«С «О*4

ч
в  %

ч “  4» ^ 4* ч»
ч  3 . **»«* 0»t

О О О О а  а  О 1Й

Аомер по плану m ol ~ г - т ~ Г ~ 1 4 — АМО-/ 3 3 1 9 S — лто-1 6 31
Топ Я0У-В5П4 и  m a t /И Г У U * e s g — « л й Ы и  at Ml л ............ /  1 4816691 — tmo-ts-ЫО ЧАПАК з а - т г щ

Рн, X:&т <75 И C Z 7 * т %* г г т г  / J9 и 0,35 0,1 ! 6,8

Т п ,й Хн г , 5 * и л и z e ,e 7 1,3 Н .з ^  у 18,0 1 ье 0 з ,е
In *“■* W, 7 л ц :у 199,5 — — et,T (Уу,3 __ 3,59

Наименова
ние

механизма

Равачев
освещение

Х озяйст венник  
но со сы 
m i п m l

Цкркелеие-
онно-тят 
пильным 

мае вен / 
(см. гавлнutfJ

Корректи
руй! щии 

пасое 
втввлекпят

Ям»
автома-
т пуаш

1оттека 
аппарата f 
тагитяпоА 
о врав от ки 

воды

Pe
r n

Спмонны*
Выключатель

Хозяйства
нып
косое

нЗ

Циреляционна* 
ловцситкАЗные 

засосы  
пХ и нЗ  

(см. полнот

fam m u-
рующии

нагое
егввАКНм*

Щит 
автома. 
шизами 

i

Домята  
аппарата | 
магнитной 
отвоткн 

воды

Ьнтолятор Рви РИНнов 
освещение

таблица
tooтшенне 
пйгрзту

йоашован.
итанизма

Кол

Я м

Й1пп
Soar are л я

Мощ
ность

Г ц ,
т'/п

Шоп
ящика

ХВЕШЯ Ж секция
Уав,
кВг ч1%{ Ч>Л If, 9

и н » Циркулям-
онно ровна 
тельные 
насосы шиь

ч ,

19

<( А 30 81 t . i %М М -'
v i r m 34 чч за 33 19 и

1,5Ю ,9 UioosZ ч ХЯ SHt-
• for пин 44
KHU Тш 10 36 46 33 43 31 53

1 L — /  заполни емся про правш е

I  При привязка проекта Для
/ = 4 * 4 *  комплект аппарата пяртлпь* »,  ■ __
лот та б о тт воЗи *м+1 таим* чпяпп  
те, фи fop чтешь ркшшм

Ш п

1г7
Хйщ-run

н
\ш ш

лтш л<

ГЯ «3-̂-101.87 ЭМ

" Т О Г
Щ Щ -  Ш  ^Щпъл ___ст ает  оулвкеимеори-

1< ш т 1п ш л гт ш
нм системыогшеяия рапсщме-

-• s M L
9 йог ал и 6 эшттвтЯшш гхЕмд ш ш т а л я

ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ
25УГ9#-01

1±
ц н и и э п

Й Я М Ш  Wf в М  I И  г  Ш  |  Ш  Я
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Кабельным журнал

2ЯУ «ГГВЕНМОГО ГАСВСА л/2

Обо зн а 
ч е н и е
к а б е л я

Т р а с с а Кабель

Н а ч а л о Конец

По ПРОЕКТУ П р о л о ж к и "

Ма р к а
KoAH4*mo КА
БЕЛЕЙ, ЧИСЛО 
И СЕЧЕНИЕ ЖИЛ, 
НАПРЯЖЕНИЕ

Длина
м

1
Ма р к а

колид отк*
БЕЛЕВ. 'ли Ш  
ИеМЕЧИЕЖЮ 
НАПРЯЖЕНИЕ

Да ш
м

ш В вол t i l  от 1а НЕЛЬ 2 РАСПРЕДЕЛИ- L U Г — 7 /  /
Z  / ТЕЛЬНОГО ЩИТА (ДО-ТО

Н2 Ввод //2 от Па н е л ь  М распредели- /  / C Z T 7 /  /
/ ...- ..... / ТЕЛЬНОГО ЩИТА (ДО-ТО

Н Ъ Па н е л ь  4 ра с п ред ел и - Ящик УПРАВЛЕНИЯ А З в Г 4 *г ,5 25
ТЕЛЬНОГО ЩИТА (40-10 4Я9

НМ Панель 4 распределитель Ящ ик УПРАВЛЕНИЯ АВВГ 3*4 + 4*25 26
НОГО ЩИТА ЦО-Ю г  ян

Н5 Ящик ОПРАВЛЕНИЯ 2ЯУ Ящик УПРАВЛЕНИЯ ?ЯУ АВ В Г 3*4+ 4 «25 5
Ив Па н е л ь 4 ра с п ред ел и - Ящик УПРАВЛЕНИЯ М#9 А  ВВГ 3*ft+ 4*4 8

ТЕЛЬНОГО ЩИТА ЬЦ М О

т Па н е л ь  4 ра с п ред ел и - Ц и т АрВГ _ з *  г.6 5
ТЕЛЬНОГО UiHTAblO-TO АВТОМАТИЗАЦИИ

Н8 Па н е л ь  4 ра с п ред ел и - Ко м п л ек т  а п п а р а т а АВВГ з » г ,5 E J
ТЕЛЬНОГО ЩИТА 1ДО-ТО МАГНИТНОЙ ОБРАБОТКУ

воды AM 0-4
Н9 Па н е л ь  5 расп ред ели- Ящик УПРАВЛЕНИЯ АВВГ 3*4 * 4*2,5 20

ТЕЛЬНОГО ЩИТА Щ М О З Я У
Н40 Ящик УПРАВЛЕНИЯ ЗЯУ Ящик УПРАВЛЕНИЯ Ш А ВВГ 3*4 + 4*25 5
н « Па н е л ь  в ра с п ред ел и- Ящик УПРАВЛЕНИЯ АВВГ 4 *1 $ 45

ТЕЛЬНОГО ЩИТА ЦО-ТО m
Ж Па н е л ь  5 расп ред ел и- Ящик УПРАВЛЕНИЯ Л ВВГ 3 *6 #  4*4 42.

ТЕЛЬНОГО ЩИТА 1Д0-70 5ЯУ
ш з Панель Б расп ред ели- Щит АВВГ 3x2.5 7

ТЕЛЬНОГО ЩИТА Щ0-70 АВТОМАТИЗАЦИИ - 4,

" Н44 Па н ел ь  Б ра с п ред ел и - Ко м п л ект  а п п а р а т а АВВГ 3x2,5 С 7
ТЕЛоНОГО щита I40-7D МАГНИТНОЙ ОБРАБОТКИ

ВОДЫ АМ О -2
HIS Па н е л ь  5 ра с п ред ел и - Ящик УПРАВЛЕНИЯ АВ В Г мха s 8

ТЕЛЬНОГО ЩИТА (ДО-70 6 Я У
н м н Ящик УПРАВЛЕНИЯ Электродвигатель М4 дат' АВВГ 4f2.5 7

4ЯЯ СТВЕННОГО НАСОСА fH
НМ2-4 Ящик УПРАВЛЕНИЯ ЭЛЕКТРО.цЗЛГАТРЛЬ Ш ДПГИ АВВГ 4 *2 ,5 г

Трасса
Обоз--* J Н о  flPORKTy

Кабель

чей и;: 1
КАБЕЛЕ

J
Начало j| Конец ш

КОЛИЧЕСТВ!! -.Г5П 
ЛЕЙ, ЧИСЛО Н-СП’!£ 
НИЕ ЖИЛ,НАПРЯЖЕНИЕ

Дд:1Нг!.МЛ?ЛА } 
м ! .(

Кплмчёство
КЛБЁЛЕИ, ЧИСЛО 
И СЕЧЕНИЕ ЖИЛ НАПРЯЖЕНИЕ

ДЛИНАм
ПМ7-4 Ящик УПРАВЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ М7 АВВГ 4*25 7

7ЯУ ЦИРКУЛЯЦЦОННОПОБЫСЙ-
ТЕЛЬНОГО НАСОСА //1

НМ 4-4 Ящик УПРАС ЛЕНИН Электродвигатель ММ кор*АВ8Г 3x6 ♦ 4хМ 4
4ЯУ РЕКТИРУЮЩЕГО НАСОСА Mi

НМЗ-4 Ящик УПРАВЛЕНИЯ ЗлЕКТРОДвИГАТЕЛЬНЗ Х03ЙИ АВВГ М*2,5 9 |

з я у СТВЕНИОГО НАСОСА лГЗ
НМ8-4 Ящик УПРАВЛЕНИЯ Электродвигатель М8 цир- АВВГ М*25 7

ВЯУ КЧЛЯЦИОННО- ПОЗМСИТЕЛЬ I
НОГО НАСОСА л/2

—

НМ 9-4 Ящик УПРАВЛЕНИЯ Электродвигатель М9 АВВГ 4*25 8 '
9ЯУ ДИРКУЛЯЦИОННО-nOBb^f

ТЕЛЬНОГО НАСОСА г/$
НМ 5-4 Ящик УПРАВЛЕНИЯ Электродвигатель М5 кор- АВВГ 3x6 + fxM 5

5ЯУ РЕКТИРУЮЩЕГО НАСОСА л/2

НИМ Ящик УПРАВЛЕНИЯ Электродвигатель А В В Г 4*2.5 )0
ЬЯУ вентилятора

Таблица
(СООТНОШЕНИЕ

НАГРУЗОК
J> _

Д лина
р

КАБЕЛЯ

Н8 Н 4 4
—

« 1 5 - 0 , 8 44 45
0,9 2 7 2 7

СвОЛКА КАБЕЛЕЙ, УЧТЕННЫХ КАБЕЛЬНЫМ ЖУРНАЛОМ.

I  C D -  ЗАПОЛНЯЕТСЯ ПРЦ ПРИВЯЗКЕ 
2. Алины КАБЕЛЕЙ Н8 И Ш  ПРОСТАВ

ЛЯЮТСЯ В КАБЕЛЬНОМ ЖУРНАЛЕ В 
СООТВЕТСТВИИ D ТАБЛИЦЕЙ

Число и сечение Марка
ЖИЛ, НАПРЯЖЕНИЕ АВВГ

60 { ? - 0,3-0,4)
3*8,5 -0,66 КВ 420 (Я* 0,5-0,8)

70 ( f ‘ 0,Ч)
4* 25 - 0,66кВ 440

3*4+4*25  -0.66кВ 60

5*6♦ 4*25 -0.6ькВ 35
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1. /  - /  -  За шляется т  пешие тента
t  Мощность электРсЗввгатвлек м% м$,мЗ для ,P*t3r0j -я,як$г,

h a  - e a r
$. Аня f i * Q ,3 ± (i tl  к о б е л ь  J / 9 '  н ю т ц у п  
♦. If оз шm  Оборудования еоомветсмшт mono ям ее re wmr ям 
$. Прокладку кавшА # пшэтшннвых ттах вмполиать согласно 

г. л. 5.^7-еЛ.
6. Для варианта е кирпицпымн стелам* хеши* лгашмттаяюсм те лтгтг

направлен нет.
I Корпуса электро приемников и все мет алло чески е не то но ведущие чата элеквтпворлдавсатя 

ЗйнУАигь путем присоединения к нулевым милам питающих газелей,

Т м П П Т

!м  г

в ALL
i / r
jst.lt.
Ш Ш
Цщш

T m S n ^ S ' x

Ж

Ш

7

Г.» 513.Ы01.В? SH

IТо
J,TJrттщкялЫзш что 
озхетзтшля е « и д  гонтп ю -  отвмшя t я шит тсШжж 

ш г м н  ришт. ,p»U3r t.i
59 H U B *Ушвятв эАштьототляИ ВМШШ №Ш*.

Яш ~ттлат с j>~o,3ro,s

гшттгтттшя
' h i

^ 1 5 1

2 5 ? 9 е - 0 1

П н й й э П
>пт iimri
LM til/L

Й'ЯЕШИОГ lOMitt
J 6



I  /  J  ' ЗАПОЛНЯЕТСЯ ПРИ ПРИВЯЗКЕ ПРОЕКТА.
2. Позиции ОБОРУДОВАНИЯ СООТВЕТСТВУЮТ ПОЗИЦИЯМ ПО СО МАРКИ ЭМ.
Д Прокладку ка бел ей  в  полиэтиленовых трубах  выполнить согласно т.п. 5 .Ш -*а .
Ц. А л я  В А Р И А Н Т А  С  К И Р П И Ч Н Ы М И  С Т Е Н А М И  К А Б Е Л И  П Р О К Л А Д Ы В А Ю Т С Я  П О  

Т Е П  Ж Е  Н А П Р А В Л Е Н И Я М .
5. Корпуса электроприемнйков и 8се металлические нетоковеаущме части

Э Л Е К Т Р О О Б О Р У Д О В А Н И Я  ЗАНУЛИТЬ П У Т Е М  ПРИСОЕЛМНСНИЙ К НУЛЕВЫМ Ж И Л А М  
П И Т А Ю Щ И Х  К А Б Е Л Е Й .

т.п. 903-<ыш.а7 эм

ДТП с тепловой нагрузкой  ч м Ьт. 
двухступенчатая схема горячего во
^СНАБЖЕНИЯ Н ЗАВИСИМОЕ ПРИСОШ 
HEHUE СИСТЕМЫ ОТОПЛЕННЯ
РАЗМЕЩЕНИЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОг 
ВАНИ Я и ПРОКЛАДКА КАБЕЛЕМ
План. Вариант с .Р«о.З

2 5 5 9 6 - 0 1

Стадия Диет i ЛиглрйГ

ИНЖсНЕцИГОПШОГООБОРШм и
Копировал Еремченко Ф орматам
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Вед ом ос ть  р а б о ч и х  ч е р т е ж е й  о с н о в н о г о  к о м п л е к т а  м а р к и  ЭР

Лм т̂ Н а и м е н о в а н и е Примечан.

_ L Об щ и е  д а н н ы е . Э л е к т р и ч е с к о е  о с в е щ е н и е .
Пл а н .

Экспликация помещении

но
м

ер
ПО

 ПЛ
АН

У

На и м е н о в а н и е

{ ЙЙЙНИ1Ы ".™".«
г Санузел

В е д о м о с т ь  ССЫЛОЧНЫХ И ПРИЛАГАЕМЫ Х АРКИМ ЕНТОВ-

О б о з н а ч е н и е  | Н а и м е н о в а н и е П р и н е ч а н .

1 ц м е д 1 Ъ 1
3  4 0 7 - 1 9  А Ш У с т а н о в к а  а в и м & ч к ы д  е й  е л ь н и к о в

С Л А М П А М И  Н А К А Л И В А Н И Я ;
5 .  4 0 7 - 6 4  А 4 4 7 - 1 2 УС ТА Н О В К А  Н А И В Н Ы Х  И ПРОТЯЖНЫХ ЯЩН

К О В . КЛЕМ М  ВЫВ К О Р О В О К , U H T K O S  ОС BE-

Ц Е Н Н А  И  Т О К 9 П 9 Д В О Д Ы .

П Ш Л А Б М И Ы ^  Д О К У М Е Н Т Ы .
9 0 . С О С О В Ш М Н А М Р Й  О Б О РУД О В АН И Я  И M A T E '
А л ь б о м  9 Р И А Л О В  И  ( С  ноем М У  К О М П Л ЕК ТУ Ч В Р-

Т Е Ж В *  М А Р К И  9 0 .
9 0 .  В И В е д о м о с т ь  a i t t p i b h o c t m  в  и а т е р и а -
А л ь б о м <t А А Х  К  О С Н О В Н О Е  К О М П Л Е К Т У

ч е р т е ж е й  м а р к и  9 0

В е &омость узлоо установки  эл ектри ческо го  оборудований
НА ПЛАЧЕ РАСПОЛОЖЕНИЯ.

Поз О б о з н а ч е н и е Н а и м е н о в а н и е К пд ПпИНЕЧ.

i 5.401-19 л 16 У з е л  у с т а н о в к и  с в е т и л ь н и к а

«гН С П Е4 Н А Р Е $ Ь о £  ПОД п е р е к р ы т и й

г 5.401- 64 130 М4 У с т а н о в к а  о с в е т и т е л ь н о г о

Ш М ТК А  ЯОУ~ 8БП1 ИА С Т Е Н Е 1

Рабочие чертежи неполного комплекта ч»»™ чг> в-™. 
й е н ы  б  с о о т в е т с т в и и  с д е й с т в у ю щ и м и  п я м л е л ь м ы м а
НОРКАМИ И ПРАВИЛАМИ И ПРЕДУСМю РивАМТтехнИЧЕСКИБ 
РЕШЕНИЯ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ БЕЗОПАСНОСТЬ ПРИ С06ЛЮЛЁИИИ 
УСТАНОВЛЕННЫХ ПРАВИЛ БЕЗОПАСНОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ
ЗДАНИЯ*

Г л а в н ы й  и н ж е н е р  п р о е к т а  с ^ и - / г.м .3 о л о т о в е к л я / .

lABBr-fa6»fafc <*g

6 КАБЕЛЬНОЙ 
КАНАЛЕ

Условные ОБОЗНАЧЕНИЙ ПРИНЯТЫ по ГЙСТ 2.Ч5Ч-72 н ГОСТ 21бОЬ-8Ц 
Н а п р я ж е н и е  с е т и  д е в Е Щ Е н и я  о б щ е г о  ра бо ч его  и  авагпжмпго 
38Q/220B, п еРьносного - 36 В.
Схему ПИТАНИЯ QM. лист ЭМ-2.
Групповые сети вы полняю тся  ка бел ем  АВВГ-п р о к л а д ы в а е м ы м  

ПО СТЕНАМ И ПЕРЕКРЫТИЯМ ИА СКОВАХ.
Лай зануления элементов электрооборудования используется 
нулевой рабочий ПРОВОД СЕТИ.
Показатели осветительной установки.

О С В Е Щ А Е М А Я  П Л О Щ А Д Ь  -  -180 М 2 
У С Т А Н О В Л ЕН Н А Я  МОЩНОСТЬ РАБОЧЕГО О С В Е Щ Е Н И Я -  4 7 5  КВт 
У С Т А Н О В Л ЕН Н А Я  МОЩНОСТЬ АВАРИЙНОГО О СВЕЩ ЕНИ Я '  0 ,0  КВт 

ЧИСЛО С В Е Т И Л Ь Н И К О В  -  45 Г Г
ЧИСЛО ЧП'ЕПСЕАЬКЫ Х РОЗЕТОК -  5  ШТ

Пр и в я з а н  i

:________________________1

-— ™ '

Г П  9 0 3 - < Ы 0 1 .8 ?  3 D

Н а ч . о т Д Да н и л о в ^yL ЦГП СТЕНДОВОЙ НАГРУЗКОЙ Чнвт 
ДВУХ&Т9ПЕНЧАТДЯ СХЕМА ГОРЯЧЕГО Ш С  
СНАБЖЕНИЙ И ЗАВИСИМОЕ ПРМСОЕДИНЕ- 
Я«6 СЧСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ 1»0.3-0.9

Стад ия Га ист ЛпсгоЛ
Н. к о н т р ЗОЛОТОВСК.^ J& L

Р 1 iS1

Р У Е Т А  НДТББЕВП
BEA.mivcfCycMAHoiX

~С£****
З Е - Об щ и е  д а н н ы е . 

Э л е к т р и ч е с к о е  o c b f i i i f u u f U . Н И И З И  I
П р о й е р .  |МАтвс&вл ж ™ £Z_. П л а н .  * . , !с к  т » iDLzzp.jt**- и п н п . |------г. й г -уТЛа   i  ,

2559e~o<f 59 Копировал Еремчеико Форматам 1
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Jimm НаиненоВание Примечание
Сеч Общие данные План на отм. 0-000

с сетями сВязц.

2SоUJ

Ведомость рабочих чертежей основного комплекта Ведомость ссылочных и прилагаемы* документ ов

Обозначение ' . t e Примечание
Пршшгетмые джу*: гнты

Альбом 3 С я е и и ф и х т ч я  а б с р у д о В а н и я С С - С О
Альбом к Ведомость потребности О С - д М

В .  материалах

С п е и ц,<р и ка ц а я

П л а н  н а  а т м .  О Л О О

РаЪоча г чертежи. о с н о в н о г о  К о м п л е к т а  мар- 
ки С Г Выполнены В соотВетспВии с действующи 

_  ми строительными нормами и. праВила ни и првдус- 
" "матпиВают механические решеная обестчи- 

Бающие безопасность при соблюдении уста - 
ношенных праВил безопасности эксплуатации Удании

F юВньп̂ рпецаалас/г, АсмилоВ

Марка,
поз. Обозначение Наименование Кол-

Мосса
еЗ,кг

fipwitl
mmi

Оборудование
i Г Л С Т - 70 А п п а р а т  т & л & ф о н -

Г О С Т  3G&6- 53 н ы а  н а с т е н н ы й 1 UI/».
г в ъ -г п Норобка цяи&ерсаль-

г о с т  ш ч а -  75 уая отВетВительиая г шго
3 лзы-ч Абонентское, защит

- —

ГВ 45 .752а 0.210.000 н о в  устройстВа 1 ШЩ

— —

Материалы
<« П Р П П М  1*4 Z Кабель радио- ---------ТН 40.505 753- вое транс ляциоц ньпZ 45 м
5 пгпж г*о.5 ПроВо2 pcfdu о -

м
—

Г О О Т  40Z54 75  £ т р а н с  л п ц  ирнны й га
б Э1*4.В Труба Винипласта

гуамз-оы-г-я-уэ В а я - 5 м — -7 50*50*5 Уголок раВно-
Г О С Т  850$-72 полон ный 5 м

25598'СМ <j0)

Типовой проект 903-4-101.87

http://files.stroyinf.ru/Index2/1/4293797/4293797219.htm

