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Лист Наименование Стр

Внутренние &tfoppe$QQ и крно/?имция_

_ L _ Общие данные 3
г План на от петые 0,000 В осях /• 10 4
3 Планы на отпетые 0.000 8 осях 10-13 и отпетые

э.гоо 5
ц грЯ1еотстоиник с дензонаслочпоВителем. Сх емь/

систем ГЗ.Г4 и В £ 6
S Схемы систем И1 и ИЗ 7

внн Эскизные черт еж и общих Видов
Н о т и п о В ы х  к о н с т р у к ц и и В

..Отопление и Вентиляция.
1 Общие данные ( начало) 9
г Общие данные (продолжение) 10
3 Общие данны е (о ко н ч а н и е ) и

4 План на отп. 0,000. фрагмент2 12
5 План на отм. O.OOQ; 3.200. Фрагмент L 13___
6 Схемы систем отопления 1,2. Узлы /4
7 Схема ыгп. Узлы. 15
8 Схемы систем Вентиляции М-ПА, В8,В9, BI2.BI5 16
9 Схемы систем Вентиляции ВНП, BW.B11

ВЕ1-ВЕ7, Г1 17
10 Установка систем IU-ПА , В 8. Схема систе-

мы теплоснабжения установок П1-П4 18

и План ыраВли нейду осями Л -б и 3-5.Разрезы
УстаноВна систем В1,В2(ВЮ, ВН). В9 19

1г Спецификация Вентиляционных устаноёон
П1-п4, 8 1 -8 5 2 0

13 УстаноВна систем 8Е1-ВЕА9 Г / 21
№40.00 ВоздухоЬод. Общий Вид. г г
М-ОС ВоздухаВод. Общий 8ид. г г
отт Конструкция изоляции трубопроводов Общий Вид 23
атом Конструкция изоляции трубопроводов. Общий Вид 23

Силовое электрооборчдоёание

1 Общие данные (начало) 24
2 Общие данные (окончание) 25
3 План расположения силовой сетиНО/гмви оборчдо-

ёания на отм. 3,200 В осях /- /3 26

ч План расположения силоёой сети 38й/ггов и
оборчдоВания на отм. 0.000 ёосях 4-7 27

5 Расчетная схема силовой сети ( ШВ, ШР-1) 28
- 6 Расчетная схема силоВои сети (шр-р ШРЗ) 29

Лист Наименование Стр.

7 Расчетная схема сип о Вой сети ГшР-3. ШР-ч) 30
8 Схема электрическая принципиальная илраёL

пения зчдбиЖнй. Схема омеи/них проводок 31
9 Мабельнь/й Ж ур н а л  (н а ч а л о ) 32
ю Модельный ЖЧРнал С окончание) 33
И План расположения электрического оборудовано 7

и прокладки осётит ельник сетей но отм. 1200б осях 1-9 з4
12 План Расположения электрического одорцдоВония

Т о ' '
и  лрокладни осветительных сетей на
отм. 0.000 В о ся х  t o -  13 35

ЭНН Крепление светильников нише. Общий Вид. 36
Автоматизация отопления и Вентил яиии

1 О бщ ие д а н н ы е  (н а ч а л о ) 37
г О бщ ие д а н н ы е  (о к о н ч а н и е ) 38
3 П р и т о ч н а я  сист ем а Ш . Схема а в т о -

Н а т и ъ а ц и и 39
4 П р и т о ч н а я  сист ем аП 2. С хем а а В т о -

п а т и ъ а ц и и АО
5 П рит очная сист ем а  /73. Схема а& т ома-

т и ъ а ц и и . С хема э л е к т р и ч е с к а я
п р и н ц и п и а л ь н а я 9 /

е П р и т о ч н а я  сист ема ЛЧ. С осе н а  авт о н а -
т и ъ а ц и и »  С х е м а  э л е к т р и ч е с к а я
п р и н ц и п и а л ь н а я . чг

? и н д и В и д уа л ь н ы й  т е п л о в о й  п у н к т
Схема авт омат изации. Сосема В н е ш  —
н и х  п р о в о д о к 43

8 П рит очная система Л/. Схема элект ри-
ческая принципиальная регулирования 44

9 Приточная сист ема 02. Схема электри-
Ч еска я  п р и н ц и п и а л ьн а я 45

/о П р и т о ч н ы е  системы Л/,П2. Схемы электри.
чес к и е  п ринципиал ьны е управления и
отключения вент иляции при лоЖаРе 46

ft Приточная сист ема П/. С хем а в не ш ни е
П роёодон ( начал о ) 47

1г Приточная сист ема Л/. Схема внеш ни*?
проводок ( о ко н ча н и е ) 4 8

f3 Приточная система л 2. Отключение
вентиляции при поЖ аре. С хема в н е ш -
н и  ос п р о в о д о к . 49

/4 Приточная сиетена ПЗ. Схема ён ешних проводок 50

Лист Н аим енование Стр.

15 П рит очная сист ема ПЧ. Схема
В н е ш н и х  п р о в о д о к $1

16 П рит очны е сист ем ы  П1-ЛЧ. Отключение
вентиляции при лоЖаре. План расп о л о ж ен и я SZ

Связь и  сигнализация

1 Общие д а н ны е S3

2 П лан  р а с п о л о ж е н и я  сетей т еле -
ф о н  ной  связи и  р а д и а ф и н а и и и 54

3 С х е м а  с о е д и н е н и й 55

4 П л а н  р а с п о л о ж е н и я  с е т е й  н а
отм. 0,000 ( н а ч а л о ) 56

5 П лан  р а с п о л о ж е н и я  сет ей н а
отм. 0,000 (о ко н ча н и е ) 57

6 План р а сп о л о ж е н и я  сет ей н а
от м. 3,200 58

Копировал: Леонтьево формат Й2
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Данный п о  производственно т у  Ьодопатреблению и бодоот Ведению

Отмечены расходы Воды и стоков 
определяющие максимальные ча
совые и секундные.

Лист Наименование Примечание

4 Общие данные
г План на отметке 0,000 В осях 4-10
3 Планы на отметке 0,ооо В осях Ю-13 и о т м е т -

не З.гоо
и Грязеотстойник с бензомаслоуло Вителем. Схемы

Систем ТЗ. ТЧ и В1
s Схемы систем К4 и КЗ

№
по

тр
еб

ит
ел

я 
п

о 
п

л
а

н
а Наименование

Потребителя

'Ъ

|1  
з  &

Оо
8 1 
$ 1  о о

§ 1 
й я

Водопотреб ление Водоотведение
Концентрация
Загрязнении̂

Примечаний$5*

i f *
4 *5**«е
S=»g
||1
SSS

Режим 
Водо п о т 
ребления

fs s -
S g fОГО к

pegs

Мхом.
тьево
ственм#(aptroet

to про us sod- s-jtppmuBono- > водопровода
Характерис
тика сточ
ных Вод

Режим
ВодоотВе-
дениЯ

В производствен
ную канализацию

сточнык ооа 
после лошьных 
очистны* со о-pyoKQHuOj

мг/л
k*/ctjm. M9fv Л/С м*/ч Л/С

Учаспп а к  лпехнического обслуживания и ремонта автомобилей

23 Ванна моечная перед- ipos в мевелк> 
в течение

М<рТйП£О0уК- i раз 5 неделю 
В течение

нвгртепрооук-

ВиЖная 1 1 гехн. 3 0,2часа 0,14 0,14 0,14 0,2
реш енные, 
Вещества-Ша 0,оЧ часа 0,14 0,14 4,0

взвешенные
9ЩВеЩ£*2У--

29 Ванна для проверки
{раз G неделю 
Я течение

ipas 6 неделю 
В течение

Камео 1 4 тех н. 3 орчаса 0,4 oj. 0,4* 0,4* тальк-о,2 г/д 0,1 часа о,Ч 4,0* тальк- о,г

Уча<2 т о к МО tJKU и чборки

20 Мониторная моечная 1 I Ш ш -Ш К bfJeiu.- 24
машина 1 4 2 пехн. 3 РаВномерпо\о,ъъ |о,£6 0,33* 0.4*

неорганические 
Ш  очи-2г/л райномерно 0,66 0,3 3* o .i - неорганические 

щелочи-е ооо
Помешен и  е для хранения автомобилей

Заправка системы ох- бег ВозВрот

Рождения двигателей 60 4 гехн. 3 Равномерно o,oos 0,3 0,3 0.3 — — — — — — ные потери

Стоки о т  таяния льда и
неате продук

т ы -2мг/л
неертепрадук -

снега с автомобилей 22 — — — — - — — —
шешенньге 0,3 0,15 0,05 свешенные 

т ^ & р . _
итого : 4,5 073 0,6 Ш о т 4,5 0,13 4,4 т а

Ведомость рабочих чертежей основного комплекта Основные показатели по чертежам водопровода и канализации

-Ы

Условные обозначения:

-  ЬодопраВод хозяйственно-питьевой производст
венно-про ти  Во пожарный

Водомер

Наименование
Системы

Потребный 
напор на 
Вводе, м

Расчетный расход
ктноВлентя 
мощность 

\злектро дви
гателей, кВт

Примечание
м*/еут, м*/ч л/с ррипояо

Водопровод хозяй-
стВенно-питъеВойJ«ё

11

12
тиВспозХарный a s ) 3,02 0,86 4,3 И . S3 0,48

Горячее Вод о-
снабжение и 4,4В 0,91 4,3

Канализация:
Бытовая 3,06 4,17 3 ,5

Производственная 4,5 0,73 4.4

Типовой проект разработан 8 соответствии с 
действующими нормами и праВилами и пред и с мотриса, 
йт мероприятияf обеспечивающие Взрывную, ьЗрыво- 
пожарную и пожарную безопасность при эксплуа
тации Здания. -

ГлаВный инженер проекта № В.Ц.Глезин

Ведомость ссы лочны х и  прилагаем ы х документ ов

Обозначение Наименование Примечание

Ссылочные документы
4.904-69 Детали крепления санитарно-техни■

ческих приборов и трубопроводов

Прилагаемые документы
Вк.со Спецификация оборудования
ВКВМ Ведомость потребности в материалах

Вкн Эскизные чертежи общих Видов
нетиповых конструкций

4. При приВязке проекта к местным услоВиям заполнить про
пуски В1 1

2. Расчет систем ВодопроВода и канализации произведен по 
СНиП 1-30-76

3. Трубопроводы систем В1,ТЗиТЧ Выполнить из стальных Водо- 
газопроводных оцинкованных л егких труб  по гост3262-15

Ц. ТрубопроВоды Систем Ми КЗ Выпол н и ть  из пластмассовых труб 
по ГОСТ 22689.0-77и чугунных трубфгоо по ГОСТд583т75.

5. Все трубопроводы системВИЗиТЧпокрыть масляной краской два р а за ,

6. Магистральныеучастки системы ТЗи 14 иучастки системы Bi, Находящие 
ся В Зоне действия отрицательных температур, покрыть тепловой изоляцией
7. ТрубопроВоды систем К4 и КЗ покрыть нефтяным битумом
8. ПроизВодстВенные сточные Воды перед сбросом В поселковые сети

долж ны  проходить локальную очистку В грязеотстойнике с бензо- 
маслоуловителем. 21013-03 3

UMJP
вев.инзн Ладчшкин
Рук.гр. Осно8ье§а ЯИГ8

ВЯЯП.спец, ЮматоЪ ЕШЗЗ

Привязан

ТП 816 - 1- 79.86-ВХ
Ш'М-КУо ШППЗШЗ КйЭВЯ ШЯ

Профилактории для гараж а  
на 60автомобилей с теплой 
Стоянкой HQ ггабтомобиЛА

Общие данные

Стадия Лист Листов

ЦиТЭПсельхазпром
r. UВано Во

Копировал U8анова Ч*ормат Я2
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Типовой ПРОЕКТ
8 1 6  - 1 - 7 9 . 8 6

Профилакторий Зля гаража на 5D
АВТОМОБИЛЕЙ С ТЕПЛОЙ СТОЯНКОЙ НАI I  

АВТОМОБИЛЯ

Альбом

Эскизные чертежи общих ЬиЗо Ь 
нетиповых конструкций

■Ь
5

Е Ш

Привязан

Копирован Кзючнирп Формат АЧ

I
Обозначение
дкн -  Of о. оо

Наименование

Маслабензоотвадяигая труда
Общий Вид

Прим ечание

Псполн.

П р и в я за н

ин в. но

Т П  816  - 1 - 7 9 .8 6 -  В КН

\Ста0оА Jtue/r» \ Писков 
Г  Р I i

Содержание

Копировал Ктро чквнш

цитзпсел&азпром
л иваново

J p opasjp бг..

*5
. ГОСТ526i-80-71-h.3

/

Фланеи м

Ъ а г л у ш к а /

Щ Щ - 1 S96
702

бо б ы

2 - 2

R 12.5
Позы Во (рланце ГОСТ 12820- 80 Выполнены для регулировки 
положения масло денъо от Водя гц ей трубы

П р и в я з а н
4Ш ш

UhS. ы*

Шпат Егорова

Ржк. у-
2л.спм
N av .o rA

Ладцшрин
Соловьевк
Юматов
ш/МЯМ.

V. кант су АнтопнчеА

г т - о ъ

/77 8(6  Ч -  7 9 .8 6 - В К Н  • 0 W . 0 0

Маслодеюоотбодящая
тр уб а

Общий Вид

к̂опировал Kspoiwi

стадоя Лист Аистов

Ц и  ТЭПсельхозпром 
а.иванаВо

ф ор м а т  АЗ
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Ведомость рабочих чертежей основного комплекта

Лист Наимено8ание При меч.
4 Общие донные (начало)
г Общие данные ( продолжение)
3 Общие данные (окончание)
4 План на отм. о,ооо. Фрагмент 2
5 Планы на отм. о,оой; 3,2оо. Фрагмент 1
€ Схемы систем отопления 1,2. Узлы
7 Схема U W . Узлы
8 Схемы аистем Вентиляции П1-П4,88,89, В12.В13
9 Схемы систем Вентиляции 81-87,810,811,

Ш -в £ 7 ,П
10 УстаноВка систем П1-04,88.Схема системы

теплоснабжения у  с т а  но ёок 01-04
а План кроВли между осями о -б  иЗ-S.разрезы.

УстаноВка систем 61,82 (810,811), BS
12 Спецификаций Вентиляционных уста но Вок

П1-ОЧ, 81-8$
13 УстаноВка систем 861-824, Т1

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

Обозначение Н а и м е н о в а н и е Примеч.

Опытный.;документы
4. 904-69 Детали крепл ени я сани т ар н о -

технических приборов и  трубопро•

ш ё
1. т -8 Решетки ВоздухоприточныеJ u n  РР

5.901-1 Детал и кр еплений Воздух о Вод о В •.
Выпуск 0 - указания по Выбору и компоноВ-

ке креплении;

Выпуск 1 V. / а 2 -р аб о чи е  ч е р т е ж и

2.190-1/12 Уз л ы  и дет ал и инженерного

оборудоВания Ж и л ы х  и одщ ест -
Венных здании для сел ь ско го

Строительства:
Выпуск 1 - отопление и г а з о с н а б ж е н и е;

Выпуске -В е н т и л я ц и я

Типовой проект разработан & соответствии  
С действующими нормами и правилами и предуо- 
мотриВает мероприятия, обеспечивающие ВзрыВ- 
Ную, Взрывопожарную и пожарную безопасность 
при Эксплуатации здания. ~

Главный инженер проекта (v *  B.U. ГлСЗим

а

Обозначение Наименование Оримеч.

1.40Ч-1О Решетки щелеВые рееулирующие.ТипР
S. 904-10 Узлы прохода Вентиляционных

вытяжных ш а х т  через покрытия
Промышленных Зданий.
Узлы прохода общего назначения

5.90Ч-Ч ДВери и люки для вентиляци-
онных камер

В.90Ч-5 Гибкие ВстаВки к центробеж-
ным Вентиляторам

1.Ч9Ч-32 Зонты и дефлекторы вентиля-
ционных систем

1.494-2$ Подставки под калориферы
4.904-37 Местные отсосы при ручной

электросварке
3.903-1 Узлы обёяэки регулирующих

клапанов на трубопроводах теп-
лоснабэкемия калориферных
установок

5.904-18 Приточные Вентиляционные ка-
меры производительностью о т
3,5 до 185 т ы с . м*/ч:

Выпуск 0 - технические характеристики
и данные для подбора камер
типа гп к ю - гп к  125л ;

Выпуск 1-1 -рабочие чертежи соединитель-
ной секции для притачной каме-
ры 80R10;

Выпуск 1-15 - рабочие чертежи калориферной
секции для приточной камеры
80К10;

Выпуск 1-88 -рабочие чертежи приемной
секции для приточной каме-
ры гпкю

Выпуск 1-35 - рабочие чертежи унифици-
раванных узлов

5.903-8 Воздухосборники для системотоп-
ления и теплоснабжения В енти -
ляционных установок:

Выпуска - рекомендации па применению;
Вы пуск 1 - рабочие чертеж и
5.904-13 Заслонки Воздушные унифицированные

для систем Вентиляции:
Выпуск 1-2 -заслонки Воздушные круглого се-

чения. Рабочие чертежи.

Обозначение Наименование Оримеч.

1.491-29 Унифицированные конструкции
приточных вентиляционных
установок:

Выпуск 1 -коробки и диффузоры к венти-
пято рам, рамки и подставки
для установки калориферов;

8ыпуск2 - утепленные створные клапаны
к многоходовым калориферам
ПО ГОСТ 1201-20

1.469-7 Покрытия зданий с крышмыти
Вентиляторами для бесфонар-
Ных Зданий и Зданий с зенит-
Ными фонарями:

ВыпускЗ - рабочие чертежи комплекту-
ющих изделий для установки
вентиляторов

1.494-81 Крепления решеток воздухопри-
точных т и п а  „Яр"и щелеёьрс
регулирующих т и п а . Р"к Возду-
ко Водам и строительным кон-
струкциям.

ВСН 353-75 инструкция по применению и
ММСС СССР расчету Воздуховодов из униери-

Циро ванных д е та л  ей
Прилагаемые документы

08.СО Спецификация оборудования
Систем отопления и Вентиляции

08 ем ведомость потребности 8 ма.
териалах по рабочим черте -
Жам основного комплекта

овн Эскизные чертежи общих ки-
доб нетиповых конструкции

_______________ 2.101 з-оз 9
ИрйВрзан

инВ.Ы*
•ЖИВ ыгашет ряпч птгг 
№ВШ8ЧШШШШ23ШШ& 
к ю т я  Кг7Гш т  \<мг'А wm

- 777 816 -< -7 9 .86  -  ОВ

КИЯМ иШЪ'Лш 9^тЛ ШГ* 
Ш ’ША К Я 1  5Я5
run глезин ЯШ Профилакторий с[ЛЯ гаража 

набОаВтомобилеи с теплой
Стадия Лист Листов

Р 4 43стоянкой на ссабтомобиля
Общие данные (начало) цитэпсельхозпром

гМВаноВо
НапироВап 1/ВаноВа ф ормат Д2
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Расчетная температура Внутреннего Воздуха б холодный 
период года принята:
-бо беек производственных помещениях 16°С}
-б помещении для хранения аВтомодилей 5°С;
•6 бытовых помещениях согласно СНиП ТГ-92-76

В качестве теплоносителя принята Вода с темпера
турой 95-10вС бля систем отопления и Вентиляции и 
Вода с температурой ЬЬ°С для системы горячего Водоснаб
жения.

Потери давления В системе отопления составляют 
58359 Па j  (SSSSKrcIh*)

Потери дабления о системе теплоснабжения 
12319 Па ; (\гъ7кгс/п*)

Расход теплоносителя для отопления и Вентиля
ции 20,52 т / ч .

Расчёт систем отопления и теплоснабжения произ
веден на ЭВМ по программе Потоп-ОС, расчет т е п л о -  
рот ерь через ограждающие конструкции здания-по 
программе PTU-80.

ОсноВные показатели по чертежам отопления и Вентиляции

Наименование
здания

(сооружений,
помещения

DSien,«3
Периоды

года
г Г с

Расход толпа, Вт (*коп!ч)
Расход
холода,
(ккап/ч)

Устано
влен.
нощн.
9П.
дВигаг
кВт

На
отопле
ние

Вентиля. 
цию

Но
горячее
Водосна
бжение

Общий

Профилакто
рий для гара
жа на 60 ав
томобилей с 
теплой стоян- 
код наггаВтоп

7557,12-30
193581
1б£<150)

402980
(346500)

58917
ftssoo)

6Н9Ч1Ъ
(S5S4SD) —

23,59

Общие указания
Рабочие чертежи по отоплению и Вентиляции Выполне

ны б соответствии с требованиями СНиП J-33-75 „  Отопле
ние, Вентиляция и кондиционирование воздуха1, СНиП J - 93-74 
„ Предприятия по обслужиВанию автомобилей” „ инструкции 
по проектированию отопления и Вентиляции предприятий 
по обслуживанию аВтомодилей” шифр 9125/2 и н с ти тута  
ГипроаВтотранс г. Москва, СНиП н-92-76,, Вспомогательные 
зданий и помещений промышленных предприятий” для стро
ительства В районах е расчетными температурами наружно
го Воздуха (параметры 5.)t£j*&r-309С, (параметры A) t£.B*-f9°C, 
летний период ti-22°Ct продолжительность отопительного пери
ода гзгдня, средняя температура отопительного периода Ьнср.--в,гсС

Монтаж и пусконаладочные работы систем отопления 
и Вентиляции Выполнить в соотЬетстВии  е тр е б о 
ваниями СНиП Ш-28-15 , t Санитарно- техническое обо
ру доВание зданий и сооружений!9

Окраску Воздуховодов, трубопроводов радиаторов, 
калориферов Выполнить В соответствии с архитек
турно-строительными решениями по Внутренней отдел
ке помещений с нормальной влажностью и по 

CHuflF-28-73,, Защ ита строительных конструкции о т  
коррозии V

1рудопраВоды, прокладываемые В подпольных каналах,трубо- 
проводы системы теплоснабжения калоршрероВ, коллекторы 

ИТП (индиВидуальный тепловой пункт) изолировать 
шнуром и полуцилиндрами теплоизоляционными то л 
щиной слоя30мм с покровным слоем из стек ло тк ан и .

Перед изоляцией Выполнить антиноррозионноепо
крытие трубопроводов по СНОП П -П 10-13 „Тепловые 
сети.

Для защиты от атмосферных осадков над электродВига-
Гнутые участки трубопроводов, участки соединений телйми Вытяжных систем ВЗ-В1, В12, В13 установить

сарма турой отопительных приборов и калориферов изго
товить из труд по ТОСТ 3262- 75 на резьбе, остальные 
трубопроводы-из труд по гост 1070^-76.

изготовление металлических Воздуховодов и унифици
рованных деталей в производственных помещениях Выпол
нить В соответствии с инструкцией ffncectfP &ля сис“ 
тем П1-П4, ВЗ-В8,В18,В13.

Воздуховоды бытовых помещений выполнить из асбо
цементных коробов по серии 2.190-1/72 (для систем в is, 81 з 
BE 7X

Крепление трубопроводов. и радиаторов Выполнить 
по серии 4.9а4-69, нрепление ВоздухоВодоВ-посерии 
5.эо4-f.

При монтаже mpySonpoBodоб пр едусмотреть заклад
ные конструкции для установки приборов Кип В 
соответствии  с рабочими чертежами основного 
комплекта марки АОВ.

защитный козырек. В нижней части кож узхг  
вентиляторов предусмотреть отверстие фюмм для 
отвода влаги.

При м онтаж е в системе теплоснабжения устано
вок П1-П4 установить шайбу.

ЯАО-ОЗ W

ТП 816 - 1- 79 .86  -0 8

Профилакторий для гараНю 
на биаотомобилей с тёплой 
стоянкой на ггаотонобиля

Стадия

Напиробал Леомтьеба
ОЛчие fcN M w frtfM fcM j

формат Й2
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Характеристика отопитель но-ВентилЯционных систем

Обоз
наче
ний
Сис
темы

коз.
Сис
тем

Наименование  
обслуживаемого  

помещения (технологи
ческого оборудования}

Тип
уста 
н о вки

ёентилятор Эл ет родбигат ел  ь В аз ду хона греВа тел ь  ~~

Примечание
Тип,

исш н,
искро
защите

N*
Схе
ма
ист
НСН.

бо
ло
те-
ние

M‘h

Р,
По

W

п,

оВ/мин

Тип, исполне
ние

по ВзрыВоза- 
щите

Н,
кВт

Л»
об/ми»

Тип н°
Гол.

Т-ро на
гревало Расход

тепла.
/  Вг (ккал/чI

Па
Щот 9о

П1 1 Участок техничес•е п к ю И 1-70 8,3 1 ИрО 762 0 1029 1425 члю оиВ Ч 4,0 1425 КВСП т 3 -30 16 119500 5Ъкого о б служи Во- н з т г з ( щ (102750)
ния и рёмонта 
автомобилей

пе 1 Помещение яра- 2ПК10 В-ЦЧ-70 6,3 1 fytso 1ЮЧ5 960 1450 Ш 2 М Д Ч 5,5 1450 к в с п ю л 3 -30 25 200920 5 3 Работает  
Во Время 
Въезда и 
Выезда

нения аВтомоби- ЯВ,K9S-20 (98) (172760) rS 4 )
леи

ПЗ 1 Участок мойки A5Q9S-2CL 8Ч1ЧМ 5 1 fia t 476 0 647 т о Ш о Ш 8,2 н г о К86П ю л i •за 16 7 4 7 3 5 5Ъ
и уборки 166) ( 64Z601 (5,3}

ПЧ 1 бытоВые помеще- A2j5105i в-цч-ю 2,5 1 ПрО0 625 806 1400 ЧЯЯ56ЯЧ 0,12 1400 КВСП 6Й 1 -191В 7 8 2 7
ния (г1} (6730)

6Y.ee2 Участок техничес 8КР63 С 3290 460 950 Ш о ш г i s 950
кого обслужи В а - SS.6.01 м
ния и ремонта

63 1 о т  поз. 25,26 №,15105-1 В-ЦЧ-70 3,15 1 ло° 940
Ж 1400 Ш б Ъ Ъ Ч 0,37 т о

Работают 
по технола 
гическому 
2раерику

Участок техничес
кого обслуЖиВ а -
ния электрообору-
даВаниЯ и прибо-
роВ п и та н и я

84 4 о т  поз.ич АЧ100-2 В-ЦЧ-10 Ч 1 ло° 1810 Щ 1370 кЯ71Ь4 0,75 1370
85 1 о т  поз. 45 03,15105-1 В-ЦЧ-70 3,15 1 ПрО0 1240 ы т о 4ЯЯ63В4 0,37 1400

• е е 1 от  поз. 4 5 ц1алюмцн\
сплавов

Ш-то
W ’ °1 3.1S Пр о02160 щ г&во ВШДС-Т1 8,2 2250

СВарочныи участок
87 i о т  поз. 38 АЗ,15105-1 В-ЦЧ-10 3,15 1 Про0 2000 зез

1400 Ш б З В Ч 0,37 1400
В8 Y Участок мойки AZ5095-B& В-ЦЧ-Ю 2,5 Y ПрОе 6 00 637 2800 4ЯЯ63Я2 0,37 2800

и уборки (tsj
89 Y Помещение кране- Вкрбзо 5500

Щ 4Я9016У2 1,5 950 Р абот аю т
Во Время 
Вщдаибыез-810,8(1 2 ния аВтомобиле и bkps.oo

2S.6.01 2775 т Ш е е н г o,ss 920

B1Z 1 Душе Вар 82,5095-1 В-ЦЧ-70 8,5 1 про* 225 / 4 1400 ЧЯЯ56ЯЧ 0,18 1400
8Y3 Y Санузел 82,5095-1 В-ЦЧ-70 8,5 1 АО0 150

Ml
1400 ЧШ6ЯЧ 0,11 1400

* и с п о л н е н и е  па искрозащите принято с учетом П.16 ука

заний по проектированию отопления и вентиляции кислотных ак
кумуляторных установок У-QB-oi-18, разработанных B H U n v  нефть г. Москва 
и согласованных с Госэнергонадзором 2 5 .1 2 .1 8 г.

Ст.инЖ.
Рук.гр. Ъбрулоба
Гл.спец. Ш е 8 а

Привязан

Нач.отй. WoAbZUH 
H.xatiTp.yiHioHbiseh

Ш .И 6

Зсохлово

run

^Йрадькз

Глеъин

d'bn'
Ш
W»/:

Ж

11013-05

Г  Л 8 1 6 -1 -1 3 .8 6 - 0&

, аЖа
, теплой

ТтамобиЛЯ

[ ь ъ т г А т т ш ш ш

Общие данные (окончание)

КопироВал и  So но 8 с/

цишселъхозпром
г. иВамоВо

ф о р м а т  М



03*  032
иЗЩ » Ш Ц

Ю9*Э,0
ГШ ^

П л а н  н а  о т м .  О, о  0 0  

<г 12 а
3.

t

©
зоог ее о /  U

6000

ill!

0

-If

<piw rf

5* 6000*30000

©

4

ЙРРЛГЧ

SSo3 теплоносителя 

49

Фрагмент f  
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Л00ТЗ«7 \fV5/?.S 0  
7
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1200 <200x300
H i
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l a S y £■ Ш й
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ш
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300*300 Холееоотбойный
тротуар

V

fi(W

■ 4+ -

^5x2,5

Л
N

J n l J ffiL

Колеооатбоймый тротуар

'olSyxozSopHut: 
MQO________

к Ф 15
l i m f

36000

ж 'ф ра гм ен т  2. > ч

©  b b

f e f c& § !M

** Место подсоединения технологического выбросаTi выхлопных 
газоВ от моечной машины при приВязке о тк о р р е к ти р о в а ть  
поданны м  паспорта моечной машины. Трубопровод сис
тем ы  Ti изолировать п л и та м и  теплоизоляционными из  

минеральной В а т ы  толщ иной слоя Ш мм  с пакроВным слоем 
изоцинкоВанной с т а л и  с газоплотными соединениями

П риВялон

ш з ш ш ш е л т г т ш ш
: М 1 Д . Д Ш » Ж ,
WJ3UM !ШШИШ  т я т я  эзгд
гягг.пги кчшрппя нш ш  rmrs 
И М  UMШ!Ш У Д Я  Щфг 
Й Ш Я  \1ШШШ R S 1 ПЖ

ш з - о з а

ТП  в<6 -1-79.86- QB

r u n  глезин 19*
отилактс 
бОаВтомос , 

Стоянкой на 2Еal
План на отм. 0,000 
Ф рагм ент Z

КЬпироёол u SchoSo
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7
Цитэпселмозпром

г.Ц§ано 
Формат яг



План на отн. 0,000 

Фрагмент f

План на отм.Ъ,100

Is

Экспликация помещений

{•участок техническою обслуфиВания и ре
монта автомобилей

I -  сварочный участок 

3* участок техническою обслуфиВания

электрооборудования 

Ч- кладовая ъап. частей и инструмента 

5 - компрессорная
6- участок мойки и уборки

7- помещение хранения автомобилей 
&- индивидуальный тепло&ои пункт 

9- кабинет ьаВ. гарафом и диспетчера 

10 • санузел 

И- коридор

II- тамбур
12 - гардероб улично домашней и специаль 
ной одефды

14- душеВая

15- кладоВая грязной специальной одефды
шлисгАЯП. '

16- кладоВая частой специальной одефды 

П - комната приема пищи 

16- Венткамера 

19 - электрощитоВая 

го- кабинет по безопасности дВифения 
11- коридор

%ть-оъ 13

777 8 1 6 -1 -7 9 .8 6 -0 6

Профилакторий для гарафа радия 
чабО автомобилей, с теплой D

Копировал ЛукичеВа

unQMttrtMJZ аВтомобша.
Планы на отм.ороо; 2 ,1 0 0  

Фрагмент {

Лист \JucmoB'

ЦиТдПсельхозпром 
1  *
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Местные отсосы о т  технологическою оборудования

Технологическое оборудование Характеристика выделяющихся вредностей
Объем Ьытяорки, 

мЧч Характеристика местного отсоса
1боз-
чаче-
ччеси-
ипемы

Примечание

Поз Наименование Нол. наед' 
оборид. Всею Обозначение Применяемые документы

16 беретах для ремонта 
шин

1 Пары бензина, растворителя, тальк 940 940

Панель 

равномер
ного вса
сывания 

/П6

4.904-37

63

63

64

65

Объем вытяфки 
и вредности при
няты по техно- 
логическому зада- 

нию

25 Электровулканиз а тор  

6/40 1

тепла, пары бензина, растёорите- 

ля 610 620

44 беретах для ремонта 
аккумуляторов 0Ю7.00.000

/ пары серной кислоты, пары свиниа /W то

43
беретах карбюраторщи- 

ха 0/04
/ пары топливного бензина то /140

45 Шкаф для зарядки акку
муляторов ШЗ. 00. 000 / водород 1/60 1/60 встроенный

отсос

по паспорту техно
логическою оборудова

ния

66

67

3S
Стол для электросвароч
ных работ ОКС- 7513 /

окись игле род а, продукты сгорания 
электродов, аэрозоль окиси 
магния, двуокиси кремния

1000 1000







---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------— -------------------------------------------------------------------------------------------- ---- -------------- ------------------------------------------------------------ h i

Парка,
ПО).

Обозначение НаименоВание tof. Пасса
еВ.,кг

Примеч. Марка; 
поз.

Обозначение НаименоВание Масса
&КГ

Примеч?
!

!Марка,
поъ. Обозначение НааменоВание «К ' Масса

еа̂ кг ЙРинеч.

" П1[гп Щ  лебое асш гц ZZL
1

\а. Вентилятор иентоо1.

4
j

п а ЧчоеЖденцf  УЮ- чоо!ч Йгрегат Вентилятор- П3.4 Учреждение УЮ-400/ч Йгрегат Вентилятор- бефный ЫН£Ю-.мШ5..
ный Й6.3 095-2Б{ компа. ; / юз нмй A5095-la5 Конт.: х _ 113

исполнение 4, положение

а. Аенталятоо иентоо. 1 Аентилятоо иентоо-
ло°

беЛньп) B-U4-70 л/,6.3, бефный A-U4-70 ы*5 ------------------------- ------- 18. длектоодВигатель I
---- 1

исполнение 1г полофе- исполнение 4. полосе. 4ШЗАЧ; 1400 <й/мин I

ние ПоО° ме МЮ ‘ 0,37К А т

fi ЭлектродВигатель 6 ЭлектродВигатель
АЗ. 2 5.904-5. АА-4А АстаВка типа А А 1

40 too L М. 1425°̂ 1 мин 1 4A9DIA4S 1410 08f  мин. Ж . - __

4[0кАт 2;1кАт
64.1 Учреждение ую-чоо/ч Йгрегат Вентилятор•

П41 5 904-17 Вып 4-4 Секция соединительная П3.1 Т У И -  4359-79 133,7 ный Й4100-2. компл. : 1 29

Й 4Й /20 000-01 Ъо приточной мамеоы2ЛК10 / № /73 3 5.904-5. АЗ -20 Аста&ка типа ЬЬ / ]а. Вентилятор иентоо ___

/7/7 К ЯПЯ./7 Вып 4.4Н Секиия калооиооеонаядля /73. У 5. 904-5. АН-13 АстаВка типа АН / беЖный А'ЦЧ-70 м°-4 __
HU J _ %/. 71/7 ILf V9UK 1 . Ы-------

040 41£ ППП.П6 1 505 П3.5 1.494-26 Asm? t/лапан итепленный исполнение 1. полоЖе•

гци
Н1Н 156. UUU Uа-----------
5 904-12 Asm 4-1% С.екиия приемная к \гтАппный тип и КР \ / ние АО0

11м 7—
at А 9 94 ЛЛЛ ~ 130.5 6. ЭлектродВигатель

/7/ к 5ЯПЧ-47 Asm 4-I f УстаноВка утеплен. -П4 4А71АЧ. 1370 и.%ин __
1112._

Q tu unie ллл ПЧ.1 ЧиоеАдеиие Ш). 400/ч Oweга т  Аентилятоо. 0,75 кВт __
\ ttfi nUtJDjJULL-------------

Пптпяштрльным мехамл- ный А 1.5 105-1 f КОмпл.' 4 26
64.2 5.904-5. ЬЬ-19 АстаВка типа S3 /

мпн м т tab* 015и н*23йг 1 79,3
: электро-
пбдомеось а. Вентилятор иентоо

65 __

П1 с К QHV. К A A.7/ Астплиа типе/ А А бефный A-U4-70 A/-L5 А5.1 1Учреждение УЮ-ЧОО/ч Йгрегат Вентилятор- __
Л ш — 
/7/7

.27.У.1 Hf 0.01 si-----------
S 904-4 AW. /V

1Л/7/ИРЛи LJ LS
Астппка типе/ АН 4 исполнение 15 положение ный А315-105-4. компл.: 1 м

lil’ i У. Wl _vn il----------- LS%*rnUsJAW ¥.1*4.!. 9М--У7 ——
nifinmmaSoe исооант ПоО0

1. Вентилятор центра- __ _ ____ _

П) 4 t/Ю» УОО/ч Йгрегат Вентилятор- б Электоодош. атель 8еАшыи B-U4-70 /Ч‘.д.15 __ и з иMbit— гзш ть/ьут--
usn'i Й6.3ПЯ5-7/У Нпыпл ' 1 103 4АА 56 АЧ 1400°̂ 1мин.

исполнение 1t положение
__ _____

а Аентшятоо иентоо- 0.11 к А т
Пр.о°

__ _ ____ _

5/>Лный 6-114-70 л/*6.3 П41 ТУ 2.1-4359-19 t/алорисрер КВСП-6А 1 56,1 6. ЭлектродВигатель __ ___ _

1
м щт yWyffgftf У rj I—&/ Г9 МЫ

исполнение 4. положение П4.3
—¥ ** /%/r V *г ■ — ■■
5904-5. А5-17 АстаВка типа А А 1 ЧАА63АЧ. 4400o6Jmuh. __

ь Пн ISO9 ПН. 4 5. 904- 5. АН.Ю АстаВка типа АН 1 0,37 к А т __ _

8. ЭлектподВиютель т .5 5. 904- 4. ДУс 4.25 *05
8S.L 5.904-5. ЬЬ-it АстаВка типа А А 1 __

1
4Й442НА4 1450 об!мац ^и тТп ле Тн Тя^6̂ ^ 1 __ .

5.5к Ат ПН. 6 4.494-26 Вып.2 Клапан итепленныи
f i l l S90V.t2.Sbin4.4A 15120. 000-02 dAQ^o^w^ltaM^BnKiO 1 зм створный muni №• 14 1

к

I
П1.3 6 904-fl. Аып 4-45 Секция калорифер»™ для B U M .. 1----------

й 4А 4П. ООО-OF, притоннойкамеры 2ПКЮ 1 505 Ы. 1.62.1 ТУ IL.4952.A4 Вентилятор крышный
С5 П2.4 5 904.11. Asm 1-М Секция приемная кори-

~
радиальный АКР6,30256.

%*га й 4/1 ИЗ ООО точной камере 2ЛКЮ 130,5 0441с ЭлектродВигателеч
3с П1.5 5.904-11. Sun 4-3S УстанпВка итепленных 4Й9016У2{ 950o6/muhs
t й 14 N030 000 заслонок КЫбООяЮООШ 1,5кВт 1 114,7

с исполнительным механизмы Ш - 1
2*013-ОЛ __ j f l

м м к/хрха нчзат JL - т _
С электро 
подогреве* А3.1 [Учреждение ЧЮ-ЮО/ч Йгрегат Вентиляторны. Ст.инф X 

РиК90 Г(
‘ш й а -г
Уорилрбо

ЗляввsiM нш
i*tof\ ТП  8 1 G -4 -1 9 .8 G -06

п и s .m -s , 68-11 АстаВка типа А А 4 ЙЪ. 15105-1. конпл. ’■ 1 41 шеоа..
Ш L _ _

П2.7 5.904-5. AW-/У ScmaBxcL типа А Н .... 4 1fteiuuLL 
Н. копир А

\QiblUtL...
'нтоньнеб <Жн~

)
*Т/ф

S п и 5. 904. У ЛЧс. 1. IS*0,5 I1Jл

Привязан гиги. 11?МН ж - Просрилакторий для гарафа 
на 60 абтомобилей с теплой 
стоянкой на 22 аётомобшя

я ? ш  е ш я я т я м  \
/ ---- 1 I Р ____1

1 "1‘ ттш

j утепленная

—

|

M . J ' —
Спецификация Вентиляци
онных цстаноВок П1-П4ДШ

ЦитЭПсельхозпрон 
I г. иВаноВо

^опиробал ЛцкичеВа УЬрматШ



Снорну 
_______________

;
___

_____________________________________
—

 
и

тш
 

di
'ы

ипА

Спецификаций вентиляционных установок

Й Г
Обозначение Наименование Уол. Масса

ед.,кг
(Тримеч.

J S -

ш Учреждение УЮ-ЧОО/ч Установка Вентиля-
торная, .комм;_____ J L
з.Вентилятор центра-
Фефный_из алвмини
гВык сплаВоВ б-ЦЧ-lQ .
л1°3.15 положение ПРО0
исполнение по искрою-
щите U1-01
5 ЭлектродВигатель__
66061, 1950 об/мин___
1,1кВт исполнение
по В^рыВозащите IC-IL

36.1 5901-5. 6 6 -т ВстаВка типа 66 1
Ж -

57.1 Учреждение УЮ-ЧОО/ч Йгрегат Вентилятора
ный А 3,15105-1, компл. 1
а Вентилятор иентро-
беЖный B-U4-7D и°3,15
исполнение 1, положение
Пр.О°
6. ЭлектроодВигатель
швзвч. 1чоо oSlмин.
0,37кВт

67.1 5 904-5Т 66-1% ЬстаВка типа 66 1
М -

A U Учреждение Ую-чоо/ч Йгрегат Вентилятор-
ный А1.5 095-18i компл. 1 2 L -
сУ Ьентилятор иентро
беЖный В-ЦЧ-70 м* 1.5
исполнение 1t положение
ПрО*
6. Электродбигатель
ЧААВЗА1 ПОО o6jMutL_
ОрПкбт

Ш - 5.904-5 66-17 ВстаВка типа 63— 1

Марка,
поз. Обозначение НаименоВание кЬл. Масса

еарг
Примеч.

613 5. 904-5, ЬН-Ю ЬстаВка типа 6И 1
69

69.1 Ьентспилсский Вен - Ьентилятоо коыш-
тшяторный хгВод ный радиальный

ЬКР 6.30.15.6.01 с
ЭлектродВигателем
1A90L641 . 950 об/мин,
1,5 кВт 1 MV

б 10, 611
6Ю.1 Ьенспилсский Венти- Вентилятор крыш-
61 и ляторный заВод ный радиальный

ВКР50015.6.01 с
ялектродВигателем
4/1713641, 910 о6/мин
0.55 кВт 1 76,1

А О -

611.1 Учреждение УЮ-чоо/и Йгоегат Вентшятоо*
ный А1.5095-1. компл.: 1 16
а. Вентилятор иентоо
беЖный 6-U4-70 лл°1.5
исполнение 1. полофе-
ние ПрО*
6: ЭлектродВигатель
4АА56АЧ, 1400 об/мин.
0,11 кВт

Ш L 5.901-5. 66-п ВстаВка типа 56 1
613

6KL Учреждение Чю-чоо/н Йгрегат Вентиля-
торный А1.5095' 1ромпл: 1 1$
а. Вентилятор иентро
беЖный 6-U4-70 лг°1.5
исполнение fs полофе-
ние АО0
б. йлектродВигателб
ЧАА5ВАЧ. 1400 об/мин
0.11кВт

М :1 5.904- 5. 66-17 ВстаВка типа 56 1

VSmL

- *  * относится К  системе 6£3

Т1
I

-pi

____________________21013-03

ТП  8 1 6 - 1 - 1 9 . 8 6  “ 03

Профшмтории для хорала" рай/g. 
на бОа&томобилеи с теплой 
№<?ЯНК0й.Ж11 W”V"o&№.
УстаноВкасистем b£1-6£4J1

Ш Е ШШ1

ЦиТЭПсельхомроп 
г. иёаноВо

Копировал Лукичеба Формат fit



1
g
3_

1

Т и п о в о й  п р о е к т
8*6 -1-79.86

П р о ф и л а к т о р и й  Зл я  (а р а ж а  н а  B D
АВТОМОБИЛЕЙ С ТЕПЛОЙ СТОЯНКОЙ НА22 

АВТОМОБИЛЯ

А л ь б о м

Эскизные чертежи общих БиНо Ь 
нетиповы х  КОНСТРУКЦИЙ

TfpubssoH

копировал Оэрокина Формат ЛЧ

ISPiHSQ 500 Перекрытие л пели

\ =. /  ..........
Ri—

41
- м

/ ФбЗО

| 1 Ч y r I  ; - Ц -
/

ЧГ"\
a l 1100*300/п о р / ' яр

— 1- L

4470

Qi
30) 200

>

------------------------L ---------------------------

Воздуховод изготовить ив тонколистовой сталиS*Q9mm 

по ГОСТ 19904-74

Щ поба ЯХсисЛ,
ш Гобрилова 'pfofj
Ш ч Князева еьлие, iMA
faa-яд Палый* ьм>
Ш ш ШнычеВа CTMS
г м Схе зин

Приоязан

Up6*з------------

ТП 816 -1 -  79. 86 -  0ВН-Ю.ОО

Воздуховод. Общий бид
fazdî S/ucr уистоб

Копировал С ор о ки н а

ЦиТЭПсельхаъпром
ибанаВо

Г

Обозначение
OBH'fQQO
овн-гаоо
сен-50.00

о&л-чо.оо

Наименование

Воздихобод. Обилий бид
Ьоздихо&эд. О&иий бид.
Канут

Констоачиия изалзипи тарагюо-
бодав Общий бид.

П ри*

Ш т  Щылобо 
щ aka KHSieco

Шонгр ги/гг
"олЬгин

ъ/а& _

Глезин

ТП 8 1 6 -1  -7 9 . 86  -ОвН

&£_ Содержали
iTostej Лист | Лклсд

Копировал Сорокина

ЦиТЭПсепЬхазпром 
х г.ибамсёо 
Формат ЯЧ

100

7 ^  7 р а й Г
U  /  .

/ Н - и К — а
|  ”£

§■ \ * 2 0 0  А
V
ьоо*300

Воздуховод изготовить из тонколистовой стали S= 0,7мм 
по ГОСТ 19904-7*/

UQ13-Q3 22

Придан

ТЖа/
ТП 8 1 6 -1 - 7 9 .8 6  -  03Н-20.00

Воздуховод. 
Общий вид

Кппиробал Сокопша.

ЦиТЭАсельхозпром 
Иваново

чсггЯЧ



МП
Наружный диаметр 
mpydonpoboda, с\н 2 0 2{,Ъ 2 5 33 ,5 3 8 Ч&З 4 5 4 8
Слой тепло изоляци
онный Ш нур теплоизоляционный ТУ36-/695-79

Слой покроВный С т екл от кань ТУ  € - / { - / 3 5 - 7 9

Крепление т е п л о  изоляционного а понроЗкого слоеб вы
полнить проволокой S -Q S п н  по ГОСТ 3282-74.

Cm ин*
ftSJpb
fn.cn ей
Нач.07д
Н ш ц
Ш И.

Уонлоёо ffibaf |ms
fabptmQ&L
Князее*
й м ш к .
M m m s k Jz L
Ш и н

*4И>$Ь

е/Г̂ Л̂ > 1»а З-

ж

Ж1

еш

Привязан

инв.Н*

Т П  816 -1 -7 9 .8 6 - D B H -3 Q Q Q

К он стр укц и я  
изоляции трубопроводов

Общ ий Зид

к о п и р о в а л  Л е о н т ь е в а

С т ад и я  Л а е т  Л и с т е  

И  __ { _

Ц  иТЭПсельхйзпрон 
В. Ц ёаноВ о  

Формат ЙЧ

н Слой лонроВныи’

___________ L _________ г -

■-1 ■ 1 Л.-1 а 1-------

Г р
t

'Спои теплоизоляционный

А - А

Л р л в к к я
б а н д а ж :.

Ндрчжныа^диаметр.
Т о л щ и н а  и з о л я ц и о н -
МОЛОcpQF, ~

ПН

5 7
Трубопровода
8 3 2 f 9

Чо
Слой панроЗнь/й Cm екло ткань ван/ная,иМ*°\ С те кло тка н ь

С4 9
tOQ

Воздуховода
го о <gse| £80 315

6 0

/. Трубопроводы изолироЗать полуцилиндрами мимералоЗатмыми,ЗоздцхоВади 
п л и та м и  теплоизоляционными мимрр>аловатными, отЗоды - шнуром там 

поизоляционным. Д ли н а  теплоизоляционного изделия 8 принимается & за Виси 
мости о т  протяженности изолируемого участка. Привязан 
ёМрепяениетеплоизоляционного илокроЗноы mod Вы
полнить Зондажем из стальной ленты  толщ иной  

0 ,5 п н .

CmjUOL
Рун, ер.
Ш а ш .
Нан, отд

Князева

[MIL

ШааВа.

Польгин
Н к т р  Шшшшек КрЬ.

й ю ш

-Mb-

ТП 816 - 1 -  79.86 -  0BH-4Q.QQ
ПостоЁ

{АЛЛ
!ям£г

Ж

UhB.N*

К о н с тр ук ц и я
Ш1 изоляции трубопроводов 

Общий Вид.

Я .
Стадия Лист

ЦиТЗПсельхозпрам 
В. ШаноВо

Копировал» Ле о н т  ь с&сг формат /74
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. h
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M
 no
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. и

 д
ат

а

Ведомость рабочих чертежей основного комплекта

Типовой проект розроботан 8 соответствии 
с дейстдующими нормами и правилами и предус
матривает мероприятия, обеспечивающие взрыВ- 
Нию, Взрывопожарную и пожарную безопасность 
при эксплуатации здания.

Жабный инженер проекта /Гмезин̂

Лист Наименование Примеч -

i Общие данные ( начало)______________________________

2 I111

3 Плои расположения силовой сети380/22об и обору до-
Вания на отм. о.ооо в осях / -1 3

ч План расположения силовой сети 380 /гго В и
оборудования на отм. 3,200 В Осях Ц-7

5 Расчетная схема силовой сети (ШВ. UJP-f )
6 Расчетная схема силовой сети(шР-2. шр-3 )
7 Расчетная схема силовой сети[ ШР-3. шр-У)
8 Схема электрическая принципиальная управле-

ния задвижкой. Схема Внешних проводок.
9 Надельный журнал f начало)
10 

- н
Кабельный журнал t окончание)

и План расположения электрического оборудования 
и прокладки осветительных сетей но отм.О.ооовослвз

12 Планы расположения электрического оборудовании

-

и прокладки осветительных сетей но отп.оооаВм*иа.п 
и не отм. 3.200 8 осях U-7

Ведомость ссылочных и прилагаемых док)мен/по5

Обозначение

5. к07-19

5. 407-33

5. 407- SS

4. 407- Z6S

S. 407-7

5 . 4 0 7 -  4 9

4. 407-/99

5.407- 24

5 -4 0 7 -Z3

5. 407- 56

3. 407- 83

3. 407-8Z

Установка овиначных светиль-
ников с лам пам и н акал и в а
ния____________________

Установка одиночныя магнитных 
пускателей серии ПМВ/исполне- 
Hue 1РЗО) и токоподводы.
8ып. 1, Чертежи монтажные. 1982

Установка навесных и протяж
ных ящияоВ, клеммных коробок, 
щитка В освещения и токопод- 
Воды Тй Ш6). /979___________

П р о к  л о д к а  к а б е л е й  и  проВодоВ на  
Л о т к а х  т и п а  н л  Выпуск О. Моте- 
р ш ы  для проект ироВания[А19б) 19 83

ЭМНЧ

ЭМ. СО

ЭМ ем

Наименование
С сы л о ч н ы е  д о кум ен т ь/

УстаноВка одиночных ящиков 
с рубильниками и предохрани
телями.________________

Устройст8о комплектных 
гибкая токоподВодоВ кдпектро- 
талям  [Й  4 2 i)s jy во

Прокладка осветительных электро
проводок на тросах и установка 
светильников с лампами нака - 
Ливония ( Й 119А ), /975

Прокладка проВодоВ и кабелей 
6 полиэтиленовых трудах 8 
производственных помещениях 

1981_____________________________

Прокладка проВодоВ и к одел ей 
8 ВиниплостоВых трудах 8 
производственных помещениях, 

1981

Установка распределительных 
цитоВсерииЩР70-1, що70-2ищо70м 
и распределительных шка<ро6 
серии ШРС1, сам 75, СПА 77 и ШР11

Заземляющие устройства 
опор ЬЛо,чг б*л?; гои35кв
Вводы Линий электропередачи 
до 1кВ В  здания_________

Поил о гоемые документы

Крепление светильников 8 

нише. Общий Вид

Спецификация оборудования
Ведомость потребности 8 

м атериалах__________

П р и м е н и 

тельно

1я

Таблица условных графических обозначений, не лредус- 
______ мотренных стандартами___________________

Обозначение

в
з

Г Г

Г р

Вп

п

~-Я
®  ш

Наименование

9щик с рубильником и предохранителями 

Шкоср управления комплектной поставки 

Труда Водогазопроводная лёгкая

Труба стальная  электросваркой 

Труба ВинипластоВая 

Труда полиэтиленовая

Светильник эвакуационного освещения

Ьнв. N*
июнем

& -У -
спей Сидоров
ЫотА Китин
тип

Вожвнова
Лтлубева

Глезин
Н. контр 4нтоныче(к Т*Л

E’JtiШ

ш

Привязан
240/3-03 m

ТП 8 /6 - 1 -  73.86 - ЭМ

. шлак то/ ... , ,
на 60 обкомов и л ей с теплой 
стоянкой на 22оВтомодиля

Общие банные 
f  начало)

Копировал Курочкина

erode А АисМ Листов
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!
■? Э л е к тр о с н а д ж  ение проф и лактория  для гаража

HQ б О автом обилей предусм о треть  по воздушно
му 6боду о т  наруж ны х с е те й  на н а п р яж ен и е  
380/его б с заземлённой н ейтр а лью .

П о  классификаиии ЛУО  n l -2 - П  Электроприемники 
профилактория по надежности Электроснабжения о т 
носятся к  п о тр е б и те л я м  Ш ка тегор и и .
Д онны е од электрических нагрузках, C o f/ u  года- 
Вом расходе электроэнергии приведены 6 таб ли ц е

П о т р е б и т е л и р >,
к В т

Р ' .
к В т

Годовое, 
Ч исл о  чаи>5 
и с п о л ы о в е  
н и  я  м а к с и -  
м от а н а г -РУ1Ки

ГодоВой
р а с х о д

W t t e p w u ,

тыскВт.ч

51-8 Вентиляционное 59 9,8 OJ35 1500 (ЦЛ

§?•! т е х  нала гичес кое 71,73 28,7 0,6 2000 57,4

Umoto 95,51 38,5 72,1

I ?
<3

рабочее 15,1 7,1 0,95 1100 7,8

Эвакуационное 2,54 2,54 0,96 1100 2,8
Всего ни 9 6 Ьб,1Ч 0,99 89,7

У ч е т  электрической Энергии п р е д усм о тр е ть
электросчетчиком в шкафу учета , установленном  
В Электро щи т о  вой на вводе 8 здание .

Компенсацию реактивной мощности в данном
п р о е к те  о сущ естви ть  путем  подключения статичес
ких конденсаторов к вводному силовому шкафу.

С огласно ПЭЭ и „ Перечню производств по взрыв- 
ной$ взры вопожарной и пож арной  оп а сн ости  для  
предприятий М инистерства сельского хозяйства СССР 
утверж денном у МСХ СССР 13мая /981 года, помещение 

Хранения автомобилей относится к  пожароопасному 
клосса Л~Х, помещение гардероба и кладовой-к пожароопас
ным класса П ~ 2 а .

1 Силовое электрооборудование 

Силовыми электроприемниками профилакто

рия я в л я ю т с я  э л е к тр о д в и га те л и  те х н о ло ги ч е с 
кого и сантехни ческо го  оборудования, выбор которых 

произведен в соотв етствую щ их Ч о с тя х  п р о е к та  
Электродвигатели п ри н ять  асинхронные, тр ёх ср а з - 
ные с Короткозам кнуты м  ротором.

Д л я  распределения энергии к электро приемни

ком установить силовые распределительные шка-

сры типа  ШРС с предохранителями НПН2 - 60 
и ПН2-10 О.

Ь  к а ч е с т в е  за щ и тн о й  и пусковой аппара
туры  д ля  э ле к тр о д в и га те ле й  предусм отреть  
э ле к тр о м а гн и тн ы е  п ус к а те ли  типа  ПМЛ. Распре
де ли те ль н ую  с е т ь  вы полнить кобелем марки АВРГ} 
прокладываемым по стр о и те льн ы м  конструкци
ям на с кобох и провода ми Л П б - в  полиэтилено
вых и виниплостовы х т р у  дох, П61- в  гибкая вво
дах К 6032.

2. Электроосвещ ение
П олезна я  площадь освещаемых помещении 1422 м.
Количество светильников -  153.
3  помещ ениях проф илактория п р е д у с м о тр е 

ны следую щ ие виды освещ ения : 
рабочее- общее и м е с тн о е ;

Эва куационное• 
переносное

Н а п р яж е н и е  с е ти  общего рабочего и эвакуаци
онною освещения З в а /гго б , напряж ение лам п- 

-2 2 0 В, н а п р яж ен и е  переносного освещения -3 6  В, 
О с в е щ е н н о сти  помещ ений принять в соот

в е тс тв и и  со С Н и П IL -fy -7 9 „ Е с т е с т в е н н о е  и 
искусствен н ое  освещ  ен ие .

Общее рабочее освещение предусм отрено  
с в е ти льн и к а м и  с Лам п ам и  накаливания и 
Лю м инесцентны м и ла м п а м и  -  Л  С ПО 2, ПвЛЛ,
нтз, нс лог, ноли .

/Лестное стационарное освещение на верс
т а к а х  в ы п о л н и т ь  светильникам и МЛ на на
п р я ж е н и е  2203, переносное освещ ение- све-

ч

П и та н и е  осветительного щ итка предусмотреть 
о т  вводного шкафа ШВ, питание автоматического выклю
чателя эвакуационного освещение-с верхних клемм вводного шкафа.

Групповые о с в е ти те ль н ы е  с е ти  вы полнить  
тросовы м проводом ДРТ, кабелем ЛЗРГ, проклады
ваемым по с тр о и те л ь н ы м  конструкциям, на скобах, 
на тросе, проводом ДЛВ 8 полиэтиленовых трубах  
и проводом ДППВ о тк р ы то . Потери напряжения в  
Линиях о т  вводного шкафа до наиболее удаленной ламп* 
не превышает 2,5 %  .

3. З о н ул е н и е  и зазем ление
Д л я  з а щ и ты  обслуживаю щ его персонала о т  

поражения электрическим током  все металлические 
корпуса электрооборудования, технологического  
оборудования, подкрановые nymut несущие тросы  
электропроводок, а т а к ж е  светильников, нормаль
но не находящ ихся под напряж ен и ем , подсоеди
нить к нулевому проводу питаю щ ей с е ти  . Для  

Зануления использовать ж и лу кабелей и проводов.
На вводе в здание вы п олн ить  повторное зазем

ление нулевого провода применительно к варианту 
на л и с т е  1+1+ серии 3. 40 7 - 83 для грунто/И/ООм см 
(величину сопроти влени я растеканиюЗоземлителсйпринять 10 он
с учетом у с т р о й с т в  зазем ления робиотро нс ф ор
м атора ).

к Молниезащита
Здание проф и лактория  отно сится  ко /7 степени 

огнестойкости и согласно щ инструкции по ^проекти
рованию и ус тр о й ств у м олн и езащ и ты  зданий и 
сооружений СИ505-77 м олниезащ ите н е  подлеж ит  
(т а к  по р а с ч е ту  Ы- О,ов, ч т о  при п -  12 н и ж е  
0,1 по таб лиц е  /  п .ч )

ти ль н и к а м и  РЗО- 42 через ста ц и о н а р н ы е  
понижающие тр а н с ф о р м а то р ы  Я Т П ~ 0 ,2 5  напря

ж ением  -  220/36 3.
С в е ти л ь  ники у вакуационнога освещ ения вы

д е л и т ь  из Числа с в е ти льн и к о в  общего рабо
чего освещения и п о д к л ю ч и ть  на са м о сто 
я т е л ь н у ю  с е ть . О с в е щ е н н о с ть  эвакуационного 
освещения с о с та в л я е т  0 ,6 лк.

Привязан

m .!£ L

Э лектром онтаж ны е роботы  выполнить в  соответ
с тв и и  0 П9Э, СН иП  £ - 3 5 - 7 6 '

Глслеи.

Цнжен.
Рхк. у . Го луЗв Во. Ш

Ная.отд.
run

£Ш Ш
СидоооВ
Китин
Ш1РН

Ш ж . im ktiua T̂ d.

m t
Ш Г

<M£L

_____________ гмз-дз

ТП 8 1 6 - i -79.86 -ЭМ

25

Профилакторий для гараж а, 
на ВОаВт оподилей с  теплой 
стоянкой на 22авт ом обиля

Общие данные 
(  окончание)

CTOdut Лист Листов

Цитэасельтпром 
*. иваноВо

копировал Куртин* форма* < Аг
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Н а и м е н о в а н и е
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Н  а  и  м е  н о В а н и е

Но
ме

р п
о 

м
ан

у

Н а и м е н о в а н и е

1 Участок, техническою о& лу- 6. Участок мойки и уборки 13 Гардероб
яси Вани я и ремонта аВтомобилеи 7 Помещение хранения аВ то- 14 Душ еВая

г С Варочный уч а с то к мабилеи 15 КладоВая грязной слец.одежды
ъ Участок технического обслу- 8 индивидуальный теп лоВ ой 16 КладоВая чистой спец-одежды

сниВаниЯ электро обор у до Ва~ п у н к т 17 Комната приема пищи
ни Я и прибороВ п и та н и я 9 кабинет заведующего гаражом 

и диспетчера 18 В в нтка м ер а
k КладоВая запасных частей 10 Уборная 19 Электра щ и то В а я

и и н с тр у м е н та Н Коридор го <oSunem по безопасности дВижения
5. К ом прессорная 12 Т а м б у р 21 Коридор

ПриВязан

U nB .rJo

инжен. Баженова m i
Т П  8 i 6 - i  - 7 9 . 8 6  -Э МРук.гр. Гели деВа щ ж ш .

Гл.спец. С идоров А M-Jt
Нач.опй Кчтин

run Глезин
Н.сонтд Чн тонычвы ала Профилакторий для гаража 

на ьОаВтомобилей с теплой  
стоянкой на ггаВтомобиля

Стадия лист ЛиетоВ

Р 3
План располож ения силовой  
с ети  5 8 0 /гго  В и оборудований 
на о т н .  0,000 В осях 1-13

ЦиТЭПсельхо^пром  

г. U Ван оБо

КопироВал КрайноВа Ф ормат RZ
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Ведомость узлоВ установки электрического обору доВани Я

Поз Обозначение Н аим енование Кол. При меч.

1 5. 407- 56 К о н с т р у к ц и и  бля ус т а -
ноВки шка<ра шрс

5.407-56-0,100 Д-, 190 на полу Ъ
5.407-56-0,90Д ) 1,8 0 на п ер е к р ы ти и a

г 5.407-55.1. Ь0Г4) 1,160 Н астен ная  у с та н о в к а  од- 5
ноли нейного  ящ ика  я в ш 1

5.407-55. Н О Г 4 \ 130 Настенная устаноВка сило- 1
Вого ящ ика Я Р П бо

5.401-55.1 У О Г М ./О Н астенная уста ноВ ка  аёто 5 примен.
натического Выключат- ЙП505

5,407-55,1. ЮГ4) 1.10 Настенная устаноВка кнопоч- 12 примем.
наго поста  управления ПНЕ

3 5,Чо7-ЪЪ Н а с те н н а  я уста н о В ка  п у - 20 примем.
л и с т  18 ска т е л е  й Л ME

k 5.407- г ъ Прокладка прйВодоВ В Во- 340 м
л и с т  8,9,15 НипластоВ ы х т р у б а х

5 5 .4 0 7 -2 4 Прокладка т р у б  В подго- 60
л и с т  7, 8,16 тоВке пола  ,

6 5 .4 0 1 - 7 Гибкий токоподВ од к эл. 1
л и с т  9 т а л я м  о , 5 -5 т , длина м о-

норельса 6-12м

1 3.407-82 Общий Вид ус тр о й с тВ а  че- 1
л и с т  38 тырехпроВодного ВВада В зда-

ние через трубостойку Т-Ш/Ч

Л и с т  55 Профиль для защиты кабеля 1
при ВВоде В здание

8 3. 4 0 1 -8 5 Заземляющие ус тр о й с тВ а 1
опор ВЛ о,4) 6-10', 20 и 3 5 кВ

21013-03 27
интпен. Бажено&а. Ш ъ

Т П  B i6  - 1  -  79.86 - Э МРук.гр. ГолубеВи Щ т т а
Гл.спеч. СидароВ Iff-л
Hav.omd Кутан ’М '

ru n Глеъин №
ПраВязан Н. контр. ЯнтонычеЬ r - f IXff.rf Профилакторий дл я  г а р а ж а  

н а  бо  аВтомобилей  с теплой  
с т о я н ко й  н а EZ аВтомобиля

СтаЗиЯ Лист Листов

р 4
Плац р асп ол о ж е н и я  силовой  
сети з в о /е г о в  и оборудование 
на  ат м. 3 .2оо В осях 4 -7

циТ дП селькоъпром  

г. иВаноВоM i d i_______
КопироВал КрайноВи Формат А2-
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Данные 
питающей 

сети

Тип силового 
uiNofcoa

Парка и[сечение праёода 
cndcofiлсоёсски

Апина участка 
сети , м

Н02о а/1емента пискатеш а 
ж уаЪорибрс- 

целОтелз авто
мата, А

'6ef\$t

Порка и сечение 
tdbdafna& JG , 
\<хоб проводки

Длина участка 

Обозначение,

P y = f09,4Z*6T

t = У5*5т 
-69,2 А 
лс *0,9 
casy=0,99
шв

ШРСГ-26

ипдйш

1 2 3
— 7/
Ч

p ? _ _
5 6 7 8 9 9a Ю 100

68032 тмлл. WSbfii т к у ЧМ56АHlM 5& ЧШ&№ m om tom 'h w o rn —

2,2 1,0 О,/2 0,/Z Q/2 0,57 0,57 2,1 5,5 1,6 4,0 1,6

Ч.Ч5 1,52 о м QW 0,44 1,2 0,93_ 5,02 if,5 2,43 8,6 2,43

26,7 1,59 /,5V 1,54 48 4,2 50/2 SO,5 - 51,6 —

t

1_L

§ о
И  1 £ 

H j

§-
в

1 ^
!
I «
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1

\
1 ^
1 45 

«8
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1

1 “
5 Oo
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1
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5

1
s
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2 Ъ 2 к _ _ J 5_ -
26 — 27 28 29 30 — 3 / 32 33

КОМПА.
Т с з и -

к о м п л . КОМПА. к о м п л . г п ш
т с з ц -

КОМПА. и п м п  Л кПМПА

КОМПА. КОМПА. ' 1 , о ч  г 1,042
к и п  и/\.

КОМПА.

г , г 1,0 0.8 0,6 1,0 0.67 1,0
л R 0,6 1,0

J С b G 1,5
и, о

11 ь Ч  iw

ю ,  3 3,3 5,0 1,02 з , е /.? 4,55 1,В 1,02 3,6 и Ч, S 5
•✓ i j

23.1 12,0 гз,г 3 5,0 — 18,0 12 — /4 — 18,0 12
~7 ---- • 1 ■ 1

S с з о
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Стадия Лист Листов
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350/220 в

М BI с/

С ц е м а  э л е к тр и ч е с к а я  принципиально*
управления ЗодВижкой

N

$ - 1
к  во 2 вмо ^

лез вмз

*мг £ !?

i M n t h -

т  f t *

/3  /V

Питание  
п 220 5

!
5?
£•иь*>
«и
*CU«5«ц>о

I
s

I

1

IО*0

Схема Внешних проводок

*

JflBS/fr 2.0)
pf- ц - х г о

X -  Г IT -  Г  П д

t

JW / f* Z O )
Pt-ц -х г о $ -& Ш / м . о Г Т

Р1-ЦХ20

Электропривод типАОЛ 
(В закры том  исполнении)

Электро
двигатель Аппарат

Пускатель 
Электро маг нитмый

дно. 6МЗ. К ВО КЛЗ

31

Диаграмма роботы контактов 
конечных выключателей /Сво9 К$3,

SB

Электриф ицированная  
Задвиж ка.

S 3 / -S 3 7

Пост управления  
____ кнопочный

Обоз-
нач. Контакты Запорное устоойстбо

Закрыто открыто

ш т ? г

*63
З '

Диаграмма роботы контактов 
конецньп Выключателей мусрты 
ограничения крутящего /помет Ш,ЗМЗ
Обоу
нач.

Контакты
Момент

норма выше
НОРМЫ

Вмо 1 т

Вмз i r

Поз. 
Обоз нач. Наименование Кол. Примечание

SBWB7 Воет кнопочный ПКЕ 2/2-/У2 ТУ/6-526216-78 4
S6/SS3 Поет кнопочный ПКЕ 222-l4ZT7l6-S2Bim 3
Км/.кмг Пускатель электромагнитный ПМл/5Шг 1II1

Микропереклю чат ель 4 Комплектно е 
9л. Задвижкой

S3 Пост кнопочный ПКЕ 222-392 7916-526. 2/6-73 1

ПроВоб Ап32.0 380/660 ГОСТ 6323-79. м 27

МегаллооякаВ Р1-Ц-Х20 ГОСТ3575-75.м 6

скч Соединительная коробка КС К-/6
ТПЗВ-ЭАЛ /7S3-77 /
проводник заземляющий Л/ТКЦ-392-70 5

peupad-Рук гр___ .CQdjtWa.
слей. Сидоров

'Ш М

баж£Но&

Катин
r u n  т е  зин 

Пктftp Кчтччек

ипл
YS-Jf
■ш.

м

ИПГ

ПроВя)он
аоч-оъ 3I

UH6. Н о

Т П  816 - 1 -  7 3 .6 6  -  Э М

Профилакторий для гараж а  
на о  О аВтомоЛилей с теплой 
стоянкой на 22 аьтомооиа я

СгаА/я

Схем а элект рическая прин
ц и п и а л ь н а я  упра& лениЯ За- 
движ ков. Схема ЬяВшних nPQ&tln

Лист Килтов

Ц UHntefibKObnpoM 
г. и Вано В о

Копироёал Куракине Ф орм ат А 2



м

!

1  *

S.'S 
f  2  
ч

О ткуда
и д ё т

вШ звоЬоь

Куда поступает 

Шко ф  уч е та

t  оошг ̂ прокладки Манные кобеля. проВода
1 1  
I I  
1 1  
Ч

Откуда
идет Куда поступает

£ по сод прокладки Данные кобеля. пьоВобп

у *

тр уд ы Ящики
про

тяж 
ные

по проекту проложено труды Ящики по проекту проложеноМорки- 
робка

ГГ

Диан.
УСАСб/f. ММ ‘
80x35

Олина,
м
8

торко

Апв

Крличеет- 
Во. уисли

ъ !тШ в

длина, м мар
ка

ГоличестЪо 
число ИСШ, 
сечение

Оли*
на,
м

no
rpaat

6

wa .
7

Морки- 
робка

6uaM.t
ХАОбл

мм
дли
на,
м

про
тяж
ные

марка
К оте а  
бо, Число 
иска сет

длина.м мар
ко

Количеств
числе жил 
сечение

дли
на,
м

по
Щ£ Ж

1МГ-1 ШУ Шкад> силобой Вп 50*1,8 5 № 4m km 3 4
Н9-1 шр-1 МП бентилятора пг АВРГ 4*2,5 L l 101МГ-2 шв Цитог аварийного осбещения Вп 40’1,9 к ДОЗ 2(1* IS! 5 6

2МГ-1 шв МО отключения ори пожаре в п 25*1,6 2 Лпь 4 /1>S) 2 3 Н9-2 МП К лемм ноя коробко ск-ч П 25*17 Z АПВ 4(1*20) 2 3

2МГ-2 МП Шко ф  силобой ш р -1 ВП 25*1! 5 АПВ 4/1*5) 5 6 Н9-3 ск-ч В е н ти лятор  П2 К1082 1 net 4 (1*1,о) 1 г

2МГ-3 МП Шкаф силобой шр-г Вп 25*1,5 16 Апв 4(1*ч) 16 17
К9а-1 МП л1?9 МП эя. нагреВателей Мр 20 1 АПВ 4/1* to) 1 2
П9а-2 МП Эл. н агр е ёо тели Г) 25*2,7 8 АПВ 4(1*20) 8 9Sffr-t шв Шкаф силобой ШР-Ъ вп 50*1,8 15 АЛЬ 5/1*3514*16 15 16
НЮ-1 ШР-1 МП Вентилятора П1 АВРГ 4*2,5 в 7

Ъпг-г ШР-Ъ Шкоф  силобод шр-4 ВП 4o*i,i Ю Але М ф /s 10 11 Н10-2 МП Клеммная коробка ск-ч п 25*2,7 Z АПВ 4/1*2,0) 2 3Цмг-i шв Шишок осбетителу ВП 25*15 4 Але 4(1*6) 4 5
НЮ-5 СК-4 Вентилятор пт К1082 { ПМ Z /У* /  п) Т о

ный ЩО-1 Н1001 мпы*ю МП эя. нагревателей Мр 20 1
UQl
АПВ

Т /7
4(1* 2л)

1
i

с
2

Нм г-2 Ш,0-1 Шаток осветительный ВП 75*15 !Ь АПВ 4(1*6) 1b lb
Hioo-t МП Эл. нагреВ атели п 25*2,7 8 АПВ 4(1*2,о) 8 9

т о - г
5мг- / шв УстаноВка конденсатор Вп 63*1? J L АПВ 3fl*5i*1*2& 3 J u

ноя ККУ- О М - Рн 1

HI2-1 ш о-г МП Вентилятора ВЧ АВРГ 4*2.5 7 8
Н12-2 МП Клеммная коробкаCK-t АВРГ 4 ч. 7 К to 1Т

(fhf ШР-1 МП Вентилятора д -5 АВРг 4*2.6 5 , 6 Н12-5 ск-4 Вентилятор 34 К 1082 / ПВ1 4/U1A) 1 гHi-2 МП Клеммная коробка СК-Н АВРГ 4*ZS 15 /6 Н12-Ц МП Кнопочный пост ПК6712-2 АВРГ 3*2.5 10 иHI-3 с к- ч В ентилятор  В>~6 К1082 J L ПВ1 411*1,0) 1 2
HI3-I ш р -г МП Вентилятора В 5 АВРГ 4*2,5 18 19H1-4 МП Кнопочный пост (ШВ 7/Z-Z АВРГ 3*2,5 20 zz
Н15-2 МП В ентилятор В5 АВРГ 4*2,5 6 7HZ-1 МП Выпрямитель дЛЯс АВРГ 3*2,5 21 22 —
шз-з МП Кнопочный ПОСТ ПК£70-7 АВРГ 3*2.5 14 15M IL ШР-1 Коробко отВетВ. кор-73 АВРГ 4*2.6 1 2 Н1Ч-1
Н1Ч-2

МП fie 13
МП

МП Вентилятора ВЗ Мр 20 2 АПВ 4(1*20) 2 3H3H КОР-73 МП Вентилятора П-4 АВРГ 4*2,5 3 4
нз-г МП Клеммная коробка СК-1 Л 25*27 2 АПВ 4(U2fi) 2 3

8156
/7 » /

ШР-1*
В ентилятор ВЗ 
МП Вентилятора 62

АВРГ
АВРг

4*2,5
4*2,5

9
15

10
16tti-5 ск-ц Вентилятор П-Ч К 1082 1 ПВ1 4 (1*1,0) 1 2

■ I

Н15-2 МП Вен ти ля  тор  В 2 АВРГ 4*2,5 15 16H4-1
H4-2

КОР-73
мп

МП Вентилятора 513 
Клеммная коробка ск-ч

АВРГ
АВРГ

4*2,5
4*2,5

3
6

4
7

ШВ-1 
Н16-2

МП At 15
МП

МП Вентилятора Ы Мр 20 / АПВ 4(1*2а) 1 г

1
§
г»

/ m
И4-4

СК-4
МП

Вентилятор В/3 

Кнопочный посгакб 712-г

К 1082 1 ПВ1
АВРГ

4(1 *U0) 
3*2,5

1
10

2
11

Н17-1 Ш Р-Ч
Вентилятор 61 

МП Вентилятора В10
АВРГ
АВРГ

4*2,5
4*2,5

16
3

17
4

нп-г МП В е н ти лятор  BW АВРГ 4*2,5 15 16H5'1 Мп не 4 Мл Вентилятора Btz Mpzo 20 1 АПВ 4(l*2fi) 1 1
£
«г
$
у

Hts-t МП к* Н МП Вентилятора Вп Мр 20 / АПВ 4 (1*2,0) 1 гHS-2 МП Клеммная коробка СК-Ч АВРГ 4*2,6 8 л . н т МП _ (Вентилятор В11 АВРГ 4*2.5 25 27HS-i сп -ч Вентилятор д/2 К 1082 1 ПВ1 4 (l*l,o) 1 2 Н19-1 ш Р-Ч МП Вентилятора 69 АВРГ 4*2,5 6 7И 6,7 tup-1 Коробка отВетВит. KOP75 АВРГ 4*25 12 13 H1S-2 МП В енти лятор  В9 АВРГ 4 * 2,5 26 18

3\

►S:6
i
g

H6-i КОР-1ъ МП Вентилятора 67 АВРГ 4*2,5 15 f4
H6-2 МП Клеммная коробка ск-ч АВРГ 4*2,5 8 9
И 6-3 ск-4 Вентилятор В7 К 1082 1 П61 4(1* l,o) t 2

j

*!
I
41 «5

s

i9:>S
3

H7-f Кор-73 МП Вентилятора В8 АВРГ 4*2,5 3 4
H7-Z МП Клеммная ко робко сх-ч П 25*27 г АПВ 4(1*20) 2 3 21013-03 321
H7-3 Г  с к - 4 Вентилятор В8 К 1082 1 ПВ1 4(1*t,B) 1 z Цнрнен- ЬоженоБАЯтМглс tm

ТП 816 -  1-  79.86 -змРук.гр. ГолэдеВа. т щ topt
Н7-Ч L МП Кнопочный постПКГ722-8 АВРГ 3 *2,5 8 9 Гл спет Сидороб VVf/r

H8-1 ШР- f МЛ Вентилятора П-3 АВРГ 4 - 2.5 15 16
Чач.отд. КУтин fo/ntu Ня>Г(

run глезин Л -п
5
5

v
*
It

>

H8-Z L МП Клеммнор коробко Ск-у П 25*21 г АПВ 4(1*2,o) 2 3 J ПриВязан Н. комп Антнычева М ЗЛА{ Проаилокторий для юрами 
на бо абтомооилейс теплой 
стоянкой на 22 автомобиля

п стадия Лист Листов

l И6-3 с К 'и Вентилятор ПЗ К 1082 1 П&1 4(l*l,o) 1 2 ’ р 9

UhR.,tie
Кабельный ж урнал

/  AJ Л  l/ л  i  л t циТЭПсельхозпром

к о т (pot
(  л г в т м Л е )

%ал Курочкина
г. ива небо 
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St Наименование Ь
11

Наименование

1 Участок техническою об- 10 Уборист
смлкивангяирепонго авкюдилей 11 Коридор

2 Сварочный участок 12 Тамбио
3 Учсстк технического одау&иб: 13 Гардероб

кия электрооборудования и 14 Душевая
Гридеров питания 15 Кладовая грязной епечрд&кдь

ч Кладовая запасных частей /6 Кладовая чистой спецод&кды
и инструмента 17 Комната приема пищи

5 Компрессорная 18 Венткамёрс
6 Участок мойки и уборки 19 Электрощитовая
7 Хищение хранения овюмобшей 20 Ьбйнет по беъспосносги дви-
8 (Ьдивидцсгьный тетсвой пункт Жения
9 Кабинет заведующею гара- 21 Коридор

Жом и диспетчера
— 1----- *----------------------------

1 Аля обслуживания светильников, установленных на высо
те 5,4м предусмотрен телескопический подъемник „ТЭМП”

2 пиши для светильников и прокладку труб электропровод
Ки к ним в оснотровой канаве выпо/нить по рабочим чертежам 
основного комплекта марки ЯР Г

3 Светильники местною освещения /репить к  верстакам 
монтелкным /уэосрилем Я 225

!

1

Тип

В Б 
1^

1 1  о £
I I

Номера автомати
ческих выключат.

Ток расце
пителя, Л

однопо
люсные

трехпо
люсные

о;
5
880а:

\
5
* :

поня
тые

рез<р6
ные

заня-
тъ/е

сезерб
ные

1 0Щ & -6Ш АЧ 5,оь 1-6 - - - 63 /6
г Ощв-ШУХАЧ $.оч 1-10 2 - - ЮО 16

г. ива ново 
ФорнагЛ2
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В е д о м о с т ь  р а б о ч и х  ч е р т е ж е й  о с н о в н о г о  к о м п л е к т а

Лист Наименование Примеч.

< О б щ и е  д а н н ы е  ( н а ч а л о )

г О б щ и е  д а н н ы е  ( о к о н ч а н и е )

3 П рит очная с и с т е м а  171. С хе м а

а в т о м а т и за ц и и

у П рит очная си ст е м а  П2. С х е м а

а в т о м а т и за ц и и

5 П рит очная сист ем а ПЗ. С хем а

авт омат изации. С хем а элект р и чес-

К ая принципиальная.
в Приточная сист ем а ПЧ. С х е м а

авт о м ат и зац ии . С хем а эл е кт р ичес -

КаЯ  п р и н ц и п и а л ь н а я

7 индивидуальны й т епловой п ун кт

С хем а а вт о м а т и за ц и и . С хем а внеси-

н и х  п р о в о д о к

в П рит очная си ст е м а  П1. С х е м а  электро-

чес кая принципиальная регулирования

9 Приточная си ст е м а  П2. С хем а элект ри-

8 ** 0 1

/ 0 Приточные сист ем ы  П1,П2. Схемы электри-

чес кие принципиаль мь/е уп р а в  л ем и  я  и

от ключения вент иляции при  пооН аре.

11 П рит очная сист ем а П1. С хем а / в не ш ни х

проводок (н а ча л о )

1В П рит очная сист ем аП 1.С хем а внеш них

Проводок (о к о н ч а н и е )

13 Приточная сист ема П2. О т клю чение

в е н т ил яц и и  п р и  пож аре. С хем а Внеш-

Н и х  проводок

Типовой проект разработан В соответствии с 
действующим и нормами и правилами и предус
матривает мероприятий, обеспечивающие 
Взрывную, взрывопожарную и пож арную  безопас
ность при эксплуат аци и  зда ния  
Главный инженер проекта В.Ц.Глезин

Лист Наименование Примеч.

14 П рит очная С ист ем а  /73. С хе м а

в н е ш н и х  п р о в о д о к

15 Прит очная с и с т е м а  ПЧ. С хем а

вне ш них проводок

16 Приточные системы/Н-ПЯ. Отключение вентиляции

при нозКаре. План располож ения

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

О б о з н а ч е н и е Н а и м е н о в а н и е П р и м е ч .

О С Т  3 6 - 2 7 - 7 7

С с ы л о ч н ы е  д о к у м е н т ы  

О б о з н а ч е н и я  у с л о в н ы е  в  

с х е м а х  а в т о м а т и з а ц и и  

т е х н о л о г и ч е с к и х  п р о ц е с с о в i0
1
ч
*
Ъ

1§
^ £ 
i

*

P M 4 - S - S 4
С и с т е м ы  а в т о м а т и з а ц и и  

т е х н о л о г и ч е с к и х  п р о ц е с с о в .  

С х е м ы  а в т о м а т и з а ц и и .  

У к а з а н и я  п о  в ы п о л н е н и ю

Р М Ч - 6 - 8 1 У ш

С и с т е м ы  а в т о м а т и з а ц и и  

т е х н о л о г и ч е с к и х  п р о ц е с с о в  

П р о е к т и р о в а н и е  э л е к т р и ч е с 

к и х  и  т р у б н ы х  п р о в о д о к  

ч а с т  ь щ ..

У к а з а н и я  п о  в ы п о л н е н и ю  

д о к у м е н т а ц и и

о е т з б .1 з - 7 £

( Ц и т ы и л у л ь т ы  С и с т е м  

а в т о м а т и з а ц и и  т е х н о л о г и 

ч е с к и х  п р о ц е с с о в . О б щ и е  

т е х н и ч е с к и е  у с л о в и я .

ц  а| § § з ъ

Ш И

Р М Я - 1 0 6 - 8 2

С и с т е м ы  а в т о м а т и з а ц и и  

т е х н о л о г и ч е с к и х  п р о ц е с с о в . 

С х е м ы  э л е к т р и ч е с к и е  п р и н ц и 

п и а л ь н ы е . Т р е б о в а н и я  к  

в ы п о л н е н и ю

1"! 4 § 
*о *

г
р м ч  - ю г - S 2

С и с т е м ы  а в т о м а т и з а ц и и  

т е х н о л о г и ч е с к и х  п р о ц е с с о в . 

Т р е б о в а н и я  к  в ы п о л н е н и ю  

П р о е к т н о й  д о к у м е н т а ц и и  

н а  щ и т ы  и  п у л  ь т ы

№
Ш К

'нв.№
1Ш

й&Ж
Ш о т

Шорохов
Быдин

run
Н.коптр.

Сидоров
Путин
Глезин
Ш т й

Обозначение Наименование

ТМ Ч-148-75

Термометр технический ртут
ны й в  оправе
Установка н а  т рубопроводе 
Л 776м м  или м ет алличес
к о й  ст е н ке

ТМЧ- 143-75

Термометр т ехнический ртут
ный в  оправе
Уст ановка на  трубопроводе 
ДЧ5, 57мм

ТМЧ-1ЧУ-75

Термометр технический ртут
ны й в  оправе
Уст ановка н а  т руббпр о воде 
Д  14-38 м м

ТМЧ-1Ч>75

Термометр сопрот ивления 
Уст ановка н а  трубопроводе 
Л?89л1м ш и  мет аллической 
ст енке

£126018000С Б
У ст а н о вка  терморегулятора 
т ипа ТУДЭ н а  ра сш ирит  еле 
трубопроводе д н -3 2 - 219 м м

ТКЯ-3136-70

Манометры в  корпусе диа
метром до 250мм С радиаль
ным Штуцером мго%1,5  
Уст ановка на  т рубопроводе  
(горизонтальном! Ру до 1'€кгс/см* 
t  до 80°С

7КЧ-3138-70
Манометры в  корпусе д и а 
метром до 250мм Срадиаль- 
ным штуцером М 20*1,5 
Уст ановка н а  трубопроводе 
(горизо н тал ь ном) Рудо 1бкгс/слР 
t  д о 225° с

При/new,

7
2 S i

YxJl

Привязан

ТП№ -1-19.86-ДОВ

t
i

%
4Qj
0
*
H

1 *

21015-0 3 " I f

Профилакторий дл9 гаража M u g  
на боавтомобилей с теп
лой Стоянкой на 22 автомобиля

Общ и  е данны е  
(н а ча л о )

Копировал иванова

Лист JlucmoB
16

ииТЭПсельлозпром 
Г. I/ва ново

Ф о р м а т  Д 2
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Ведомость ссылочных и прилагаемых документов ( продолжение)

Обозначение На и м е н о ё а  ние При меч.

Прилагаемы е до к ум е н ты  

дада н и е  заводу на изготов

ление щ и то в

Альбомk

ЛОВ. С01

С п е ц и ф и к а ц и я  
о б о р у д о в а н а  я ЛльбомВ

лов  вм
В гд о м о с тЬ  п о тр е б н о с ти  

в м а т е р и а л а х
Альбом 7

Рабочими чертежами предусматривается а в то м а ти за ц и я  

приточных с и с те м  Г Н - Hk, оснащение к о н т р о л ь н о -  

измерительными приборами индивидуального теплоВою  

пункта . Согласно СИ и П  Е-ЪЪ-75ч. й гл 33 В рабочих чертежах 

предусмотрено централизованное отключение при Возни-  

кноВении п о ж а р а  с и сте м  Вентиляции, обслуживаю

щих помещения с произёодстВами ка те го р и и  В 

I  А в то м а ти з а ц и я  п р и то чн ы х си стем  Ш ,П д  

Схем ой а в т о м а т и з а ц и и  предусм атривается:
—  поддержание зад анной т е м п е р а т у р ы  приточного Воз
духа п у т е м  Воздействия на исполнительный м еха -  
низм р е гул и р ую щ е го  к л а п а н а , у с т а н о в л е н н о го  на  
т р у б о п р о В о д е  о б р а т н о го  т е п л о н о с и т е л я  (для Г И ) ;
— з а щ и т а  к а л о р и ф е р а  о т  з а м о р а ж и в а н и я :

а) при о с т а н а В л е н н о й  п р и т о ч н о й  с и с те м е  при 
понижении те м п е р атур ы  Воздуха перед калорифером 
до t ® 3 °С т е р м о р е г у л я т о р  д а е т  импульс на полное 
открытие регулирующего клапана но тепл оносител е

и при поёыш ении т е м п е р а т у р ы  В оздуха до t  = 5°С 
клапан з а к р ы В а е тс я ;
б) при работаю щ ей приточной  системе при пониже -  

нии те м п е р а ту р ы  о б р а тн о го  те п л о н о с и те л я  d o tаЗО°С 

терморегулятор д а е т  импульс на отключение электро- 

дВигателя Вентилятора, закрытие клапана наружного Воздуха 

и полное о тк р ы ти е  клапана на те п л о н о с и те л е  ;

—  электрообогреВ Воздушной заслонки на наружном  

В оздухе;

— звуковая с и гн а ли за ц и я  о срабаты ёании схемы 

защ иты  калорифера о т  з а м о р а ж и в а н и я .
2. А в то м а ти з а ц и я  п р и то ч н о й  систем ы  /73 
Схемой автоматизации предусматривается:

— з а щ и та  калорифера о т  зам о р а ж и в а н и я :

а) при остановленной приточной  системе при по

нижении те м п е р а тур ы  Воздуха перед калорифером 

до t -  5°С т е р м о р е г у л я т о р  д а е т  импульс на полное 

о тк р ы ти е  регулирующего клапана на теп лон оси теле , 
при д о с ти ж е н и и  те м п е р а ту р ы  Воздуха t u 5°C клапан 

з а к р ы в а е тс я ;

б) при ра бо та ю щ е й  п р и то ч н о й  систем е п р и  понижении

температуры обратного теплоносителя do t ■ 30°С те р м о 

регулятор д а е т импульс на отключение э л е к тр о д в и га те 

ля В е н ти ля то р а  при т о ч н о й  с и с те м ы  и п олное  

о тк р ы ти е  к л а п а н а  на т е п л о н о с и т е л е 7

— звуков а я  си гна ли за ци я  о с р а б а ты в а н и и  схемы защ и
т ы  калорифера о т  зам ораж ивания.

3. А в т о  м а ти З О ц и я  п р и т о  ч н ой с и с те м ы  ПЬ. 

С хем ой а в т о м а т и з а ц и и  предусм атривается :

— защ ита  калорифера о т  з а м о р а ж и в а н и я :

а) при рабо таю щ ей приточной системе при понижении 

те м п е р а т у р ы  о б р а тн о го  теп ло н о с и теля  d o t* 5 0 ° C  

те р м о р е гул я то р  д а е т  импульс на о тк лю ч е  ние

э л е к т р о д в и г а т е л я  В е н т и л я т о р а  п р и т о ч н о й  

с и с те м ы ;

б) в нерабочее Время з а щ и т а  кало риф ера  о т  

замораживания о с у щ е с тв л я е тс я  за с ч е т  Ю°/о пропуска 

теп лон оси теля  через дроссельную ш а й б у•
— звуковая сигнализация о срабаты вании схемы защи

ты  калорифера о т  ь аи а р а ж и в а  ни я 

k. З а н у л е н и е

Д л я  з а щ и т ы  обслужиВающего персонала о т  пора

жения Электрическим т о к о м  Все м еталлические ч а с ти  

электрооборудования и приборов, норм ально не нахо

дящиеся под напряжением, по дсо е ди н и ть  к нулевому 

проводу с е ти  BSD/гВО В. Д ля зануления и спользо 

в а ть  специальный пров од , ж и л у  кабеля или з а 

земляю щ ий проводник ( f И).

Д ли н ы  кабелей даны с уч е то м  6°/о надбавки  

на изгибы, п о в о р о ты  и о т х о д ы  согласно письму 

Госстроя СССР о т  17. /<?. 79 г Ы - В 9 -Д .

У с л о в н о е  обозначение:
О  З а п о л н я е т с я  при  привязке п р о е к т а

2/0/3-03 38

Профилакторий для гаража  
на 6 0 автомобилей с теплоа 
стоянкой н а  ZL автомобиля

О бщ ие д а н н ы е  
(о к о н ч а  н и е )

ц и ТЭПсельхоз про м  

г. иваново  

Ф о р м а т  ЯдКопировал Крайнова
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Привязан

инв.ы°

ПоЗ.
а&оънач. Н а и м е н о ё а н и е Кол При меч.

г -1, 2-2 Терм ом етр 961 £4о 141 гостгвгз-7ЬЕ
£ КОМПЛ.

Оправа г у 66510964100 гоствог9-75В

г - э Термометр 9 Ы £40 441 гостгвгъ-73Е
1 компл.

Оправа 1Угв5 400 50 ГОСТ9019-75Е

г -4 Терм ом етр б ы то в о й  Т Б -Е М 1

2 -5 Т е р м о ус тр о й с тВ о  Т 9 Д э -1 -4 - П1В2

T9E 5-02. £81074-76 <

г -6 Термо у с тр о й с тв о  Т9Д Э - 2-4-П1В2

Т9£5-02.281074-78 i

г - 8 М аном етр OBMl-ЮОксЗ ТУ £5-02.26-74 <

г-9  d к л а п а н  р е г у л и р у ю щ и й  25ч чъ9нж. Заказано

с э л е к тр и ч е с к и м  и с п о л н и те ль н ы м В частиОВ

м е х а н и з м а м  м э о - о,6Ъ 1

2-Ю а и с п о л н и т е л ь н ы й  м еханизм м э о Заказано

С к о м п ле к тн о  с з а с л о н к о й ) 1 В части ОВ

2f 013-05
Стинж
Ъ'-гр-

Петрова
Выдан

Гп.спеч. Сидоров
Has отд Кутан 
Н контр Янтюныче&а

run Глеъин

Т П  816 -  1- 79.86 - Л О В

Профилакторий для гаража 
на ьО автомобилей с теплой 
стоянкой на 22 автомобиля
П р и то ч н а я  система /72 
Схема автом атизации

Стадий Лист Листов

циТдПсельхоьпром 

п  UBanoBo

Копировал КрайниВа Ф орм ат  Я2
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Схема электрическая принципиальная

2
8

%
0
о ,

*

1

Летний

Зимний

1°
*1 
Ckl «1 *»

?  *

S * °
е о

^  *

О ткры т

Закры т

З а щ и т а  
калориф ера  
о т  ъамара- 
ониВаниЯ

3 ВукаВая сиг
нализация

Д и а гр а м м а  р а б о т ы  к о н т а к т а  
д а т ч и к а  те м п е р а тур ы  3- 5К<

► 5 ?  
28  £  

д  ь  Й
«§ 5; 6

Т е м п е р а т у р а  о б р а т 

н о й  б о д ы , ° С

о  з о  ю о

гуде -г-4-п4вг

Д и а гр а м м а  р а б о ты  к о н т а к т а  
д а тч и к а  т е м п е р а т у р ы  3-&К2

V
$ 3  §
S (b D  i§ i  6

Температура Воздуха 
В зоне калорифера; °с

- ьо ъ Чо

т з - м - л / в г

Д и а гр а м м а  р а б о т ы  к о н т а к т о в  
п е р е к л ю ч а т е л я  5-5Я

Соеди
нение
контак

т а

Положение руко
я т к и

а 1 0 Л
Се-еЛг — х — —

Се-Ме — — — X
С1-ел{ — X — —
С1-1Л1 — — — X
Рейсам
работы Описи. Лето Откп. Зима

n n e -w lH z-H / -ip 5 6 B

Поь.
обознач. / / а и м е н о В а н и е Кол. При меч.

з -и ъ -г Терм ом етр /75/Е40 163 ГОСТ6813-73Е
В компл.

О п р а В а  £№ 50 160 64100 ГОСТЪО&9-15В

3-3 Термометр П31 т о  цоъ гост е в гз -тъ Е
4 кампп.

О п р а В а  / № 50400 SO rocT30 89-75E

3-4 Терма у с т р о й с т в а  ТУД Э -Е -4 -П 1 В г

Т У г5 -о г .гв  Ю74-78 1

3-5 Термоу с тр а й о тВ о  ТУДЭ~4~ 4-П4В2.

ту г5 -а г .с в 1 0 7 Ч -7 в 4

З-б Нанометр 05М 4-100 х □  ТУ 25-08.16-14 4

з-км П ус к а те ль  п м л ч г г а о г  -звав ТУis-szв437-w
4

Заказан В 
части ем 
компл.

Пристаёка контактная ПКЛ-гг04 ТУ16-5гз.554-15

з=К1 Пускатель П М Л -Ш о г * гео В ТУ 16-526.437-78
4 компл.

ПристаВ ка контактная пкп-2204 ТУ IS-Si3.554-78

3-5 В Пост управления п к Е -и г -г у ъ  го с Т в у э г -п 4
Заказан В 
части ЭМ

3-5 Я Переключатель пакетны й ППЕ-Ю/Не-1Р56Б

цеп. 4 ОСТ16. OSes-001-17Е \

3-5Я{ Выключе*т е л ь п а ке тн ы й  ПЪ2-10 цеп.4

о с т 46.052 6 - 001- 11Е 1

3 -ня Зёонок МЗ-4 *-2ZOB ТУ 25-05-1045-75 1

ъ-1 а Клапан регулирующ ий В5ч 939нж С влектри-
4

Заказан В 
части ОВ

ческим исполнительным механизмом МЭО-0,63 По),о5о9нач.Ъ-М 
по 9Л. схеме

т а  -оз М
Сщ.инж Петрова А

ТП 816-1 -  7 9 .8 6  “  ЛОВРук. гр. Быйин } < и л

Гл-спец. ОийороВ Ж # ' iMJf
Нач.отЭ. Кут им W w тт
Н. контр ЙнтонычеЕо ГГ.Р

Привязан run гпьин W профилакторий для г а р а ж а  
на боавтомобилей с. теплой 
стоянкой н о  2Z аВтомобиля

Стадия Лист ЛистоВ

Р 5
Приточная система пъ. 
Схема авт ом ат изации

циТЭЛсельхоъпром 

г. иВаноВоинё.ы*

Копировал Крайнева формат яе



Схем а ф ун к ц и о н а ль н а  я

л
* Е
Э 0

41 0о. о.

Летний

Зимний

Защ ита ка
лорифера о т  
замерзания

Звуковая
аварийная
сигнализация

Д и а гр а м м а  р а б о т ы  к о н т а к т а  
д а тч и к а  т е м п е р а т у р ы  4-SK1

§ § £ 
5  5 5
i§ i Е

Температура обрат- 
Ной о о д ь / у  °С

0 30 400 
| 1 1

щ э - г - ч - т е г

Д и а гр а м м а  р а б о т ы  к о н та к то в  
п е р е к лю ч а те ля  Ч-&А

Соеди
нение
контакт а

Положение р у 
к о я тк и

о I 0 п

с г-глг — X — —

Се- 1Лг — — — X

а - г т — X — —
С1- 1Л4 — — — X
Режим
работы Откя. Лето Откя. Зима

ппг- /о/н2-/у -/Р5бб

Поз.
обоьнач. Наим енование Кол. При меч.

Ч ,  4-г Термометр П5 4640463 ГОС7282Ъ-7ЪЕ
г ком пл.О про ёа г П S50 460 64 400 гос 7 ВО г  9- 75 Е

4-3 Термометр б ы то во й  Т 6 -гм 1
ч-ч Терм оустройстёо ТУДЭ-2-4-П4В2

т у  2 5 -02 . гг/о тч е те i
4-5 М анометр о б м 4-WO*  □  тугв-ог.гб-7Ч i

4-КМ Пускатель ПМЛ-422002 ~ В 80В ТУ46-526.437-78
4 кампл.

Приставка контактная ПКЛ-4404 ТУ/6-523,554-78

4-К4 Пускатель ПМЛ-444002 ~220В 7546-526.437-78 1

4-SA Переключатель пакетный /7П2-/о/нг-/Р5бБ

исп. 4 ОСТ/6. 052 6 -0 0 4 -  77Е i

Ч-S м Выключатель пакетны й ПВг-/о исп. 4

ОСТ46. 052Б- 004-77Е 4

Ч-НЙ Звонок МЗЧ *220В ТУ25-05-/045-76 4

2 1 0 ( 5 - 0 5

Привязан Глезин Профилакторий Для гаража 
на ВО автомобилей о теплой 
стоянкой на 2 2 автомобиля

Стадия Лист \Листав

инв. но

[ Приточная сист ема ПЧ.
\ -хема автоматизации. Схема
электрическая принципиально*

циТЭЛсельяозпром 
л иваноВо

Копировал Крайнова Формат Я2
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Поь.
обоънач. И а  и ме н о В а н и е кол. При меч.

1 Терм ом етр П5 №о<оЪ Г0сГ2вгз-73Е
\ комп л.

опраВа г п гео юо 64 ша гост дог у-75 в

г Терм ом етр п ч и ч о ю ъ  госТг&гз-7ъв
1 кампл.

О п ра В а znzso №вЧ(оо гостзог9-75Е
ъ М ан о м е тр  обМ 1- 1о а хп з  7Уг5-ог.ге-7Ч г

ч М анометр 06M1- w o x c d  туг5-ог.г&-7Ч 3

Манометр обм 1-ю ох  а  тч гб -о г .гб -74 1 Переносной

1ЧМ1 Кран 14 М1 </у*/5 ТУ г  6-07-1061- 73 Ч
&тборное устройстВ о 16-225

ТКЧ- 110-67 3

С х е м е /  Внешних Про Водок.

Й г р е г а т и н д и в и д у а л ь н ы й  т е п п о В о й  п у н к т
измеряемый

параметр Температура Л  а  В п е н и е
измеряемая щ 

Г среда В о д а
Места установки 
прибора отборного 
устройстВа сред
ств а 8тона тик и

Труоопро- Труаапро
вод прЯ- Вод об
мой во- ратной 

ды Воды

Трубопровод Трубопровод 
прямой Воды прямой Воды 
перед г ря- после 
ЗеВиком грязевика

Трчбопро- Груба про- Трубопровод 
Вод обрат* Вод обрат- обратной 
ной Воды ной Воды Воды после 
Шитнки ъ&иком’ грязевика

Трубопро
вод пря
мой воды

Трубопро
вод обрат
ной воды

Н9 установочного 
чертеж а ТМ4- 142-76 ТКЧ-313В-70 Т К Ч -3136-70 ТКЧ-9Ш0 ТКЧ-УЪЬ-70

Поз. обозная. / | г ъ ъ 4 4 Ц. На SiВоде

©  ©

У. О т б о р н ы е  у с т р о й с т В а  д а в л е н и я  н а  В  Воде 
п р е д у с м о т р е н ы  для п о д к л ю ч е н и я  переносного  
п р и б о р а  д а В л е н и я .

2. У с т а н а В к а  ц з а к а з  з а к л а д н ы х к о н с т р у к ц и й  
В ы п о л н я е т с я  В ч а с т и  О В.

&
'4М1

см. при меч, n i
__________ _ _ _ _ _  2Ш З-03 #3
Ст.инмг. петрова за*

ТП 816 - 1  - 7 9 .8 6 -  ЛОВРук. гр. Выдан i#Js
Гл.спец. Сидоров iVJS
Нач.отд. Кутан
Н контр. ЯнтоньтВо Л и xnr

Привязан run Слези» ж ^ . Профилакторий для г а р а ж а  
на 6о автомобилей с теплой 
стоянкой на ZZавтомобиля

Стадия Лист Листов

Р 7
индивидуальный тепловой  
пункт. С хем а аВтаматиъоцл 
Схема внешних проводок

UU7dt1селькозпром

г. иВано во-йив.ы*
Копировал Крайнове/ Ф ормат Яд



Диаграмма работы  контактов  
регулятора тем пературы  Р1

Обозначь- 
ние кон
та к та
/г-г/

i d - г г

Температура приточного 
у г° $ а ’ 40

Диаграмма работы  конто к- 
та  датчиков температуры  
{-SR2 /-$ £ /

о» 4-Z о а
1 «  е 
§ ~ Sю 2 ё

Температура об. 
ратного теплоно. 
сителя, °с

QJ j
О § g
| s s
§  *  *

Температура баз- 
духа & зоне ка- 
Хоригоеоа, ®с

0 30 /00 •00 з <0
|

т у д з - г - ц - т г ТУДЭ-t -P ’ П/52

Схема выводов контактов и об
мотки реле РПУ-2-364 403

Диаграмма работы кон
тактов переключателя SA2

СоеОи* 
нение 
конто к 
та

Положение
пикаятки
0 X 0 1

Сг -2Лг — X — —
Сг-1Лг — — — X
С1-2Л1 — X — —
d - //7/ — — — X
режим
работы Откл. Адт. Откл. Руян.

Поз.
Обоими. Наименование Рол. Примеч.

Шкаф управления ШУП-/

Pi Регулятор температура! PT-d-УУ 1
Роз обозная 

7
р ПрерыВатель PUP-2 ГОСТ 2255Т-77 1

SA, FU Щиток электропитания ЭЩП-2/1 ТУЗб. 1270-73 1

SA2 Переключатель пакетный ПП2- /0/Н2-/У-/Р566

ОСТ T6.0S26.00/-77E /

M ..W Реле рпу-г-збччоь тутб-5г$.ъы-73Е Л 4з*4р.конт.

Арматура сигнальная АС-220 ТУ/6.535.428-70

с л а л п о и  цг/игго -ю  гостеон-въ

ни /1инза молочная 1

HL2 Линза зеленая /
Hid Линза- красная /

Ri.R2 Резистор ПЭд -10- / кОм 2

Аппаратура по песту.

1- 8К ТерпопреобразоВатель ТСМ0879 ТУ25-02.792288-ВО / Поз. обознач. 
7а

I-SU TeprtoucmpoOcmSa 7УДЭ-М-П/В2 ТУ25-02.23/О74-73 /
Поз. обознач. 

5

1- SP2 ТертстройыпВо ГУДЭ-2-ШВ2 ТУ2602.221074-73 / Роз. обознач. 
в

м г исполнительный механизм НЭ0 / Комплектно 
с заслонкой

1-У1 исполнительный механизм МЭй-0,63 /
Комплектно

Т Щ ~
/-sei Пост управления ПГЕ-2/2-2У5 ГОСТ2492-71 2

Ш выключатель пакетный 0В2-/0 испА

ОСТ i6. 0526.00/-77Е 1

т 3&H0R т-1 ТУ25-05-/045-76 1

2НЛЗ-03

ПП2-Ю/Н2 - 1У * {Рббб

Рросрипакторий для гаража 
на 60 автоподилеОЛ с теплой 

на 22 автомобиля

Копировал Трупикова

цитэлсельхипром 
г.иваново 

Формат А2
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1 Нб

с/ гд/И]|

. . .  111
чг■SK

Ш

, Г??

_ м ге - ж г г

Ilf

V

2-yz М3

Г “
И-

П * щ
4

\W

1 г й и .

FSJ
■■ . 
” m

г - у г

5 J
j?7_

r i i -
./3 /V

- 1 3 L —fiL
23 2V

m
— о—X —o— 

23 2V
J&.

-TTV>L.

— ?3-------------
ад

6*3 64

Ш
-—о— —o—
£3 6V -1-

~220В
Пакетный Выклю
чатель. предохра
нитель
Контроль напря
жения
Промежуточное

реле
Сигнализация 
„ Вентилятор 

включён "

i s
i t
«з§ 

о w<0 Q.

Температура
наружного
Воздиха

Температура 
обратного теп
лоносителя
Сигнализация о переохлажде
нии калорифе

ра

t:о
Сз <и 
§ 2
2 1 О о
3 о
5 2
«§ ? 
§_
^  §

Открыто

Закрыт

У
пр

ав
ле

ни
е 

кл
ал

а-
 

но
м

 
на

ру
ж

но
го

 
\ В

оз
ду

ха
Открыт

Закрыт

исполнитель
ный меха
низм клапа
на наруж
ного Воз

духа

Диаграмма работы контак
та. датчика температуры 2-SK2

I I I

Температура обрат - 
ной Воды. °С

0 30 ЮО1 1. 1

т э - г - ь - п т

Аиаграппа работы контакта 
датчика температуры 2-SK1

1§°? 8 i
а

Температура воздуха 
в зоне калорисрера, °с

-60 з  40

ТУДЭ- 1-k-M bZ

Аиаграппа работы контак
тов переключателя SA2

Соеди
нениеспытпс *

Положение
рукоятки

ЛиПм1иЛ *
та 0 1 0 1

сг-глг. - X — —
Сг - <h — — — X
С /-М / — X — —

0 -М / — — — X
Режим
работы Откп. Абт. Откп Ручн.

п п г -ю /н г -1У -№ б б

Поз.
обозной. Наименование Кол. Лрипеч.

Шкаср ипраВления ШУП-2

SA2 Переключатель пакетный ПП2-10/Н2

ОСТ 16. 0526.001-77Е 1
Ж . М Реле ТУ/6-523.33/-78С 4 4з*4р конт.

Арматура сигнальная АС-220 ТУ 16.535.426-70

с латой Ц215225-Ю ГОСТ504-83

ни /1инза молочная 1
HL2 Нин за зелёная 1

HL3 /1инза красная 1

SA.FU Щиток электропитания ЭЩП-2Г1 ТУ36.1270-73 1

Ц  *2 Резистор 038 -10 * 1кОп г

Аппаратура по месту

2-SR1 Терпоустройстбо ТУДЭ-Ш/62 Ту25-02.281014-18 /
поз. обозной 

5

2-SK2 TepnoQcmpocicmSo тудэ-2-ч-гивг ms-ог.гшт / Поз.обознач
6

2-уг исполнительный механизм НЭО / Комплектно 
с заслонкой

2-У1 исполнительный механизм ПЭ0-0,63 1
комплектно
мтее

2-SB/,
2-SB2 Паст упрощения МХ-2К-2УЗ Г0СТ2Ч92-77 г

2-SA Выключатель пакетный /162НО исп.4

ОСТ 16. 0526.001-776 1

2-НА Звонок МЗ-1 ТУ25-05-1045-16 1

Схему Выводов контактов и обмотки реле 

РПУ-2-364 403 смотри лист 8.

М2 г—?
р Г " Щ  ^ ( Т _

SA.FU

S -

В схему лист 10

прибран

т а #

11013-03 к5
CM.UHfK.

шеи
тч.опй.
Н.контр.

петрова
Выдан
Сидоров
Катин

run
ШонычеВс 
Мелин

ТЛ 81 6 -1 -79 .8 6  -А08

профилактории оля гаража  
на 60 автомобилей с теплой 
стоянкой на 22 аВтопобиля

СтаЩЛист

Приточная система П2 
Схема электрическая прин
ципиальная________________ _

Листод

ЦиТЭЛсельхозпром 
?. ибанобо

Формат А 2копировал Трупикаба
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Схема электрическая принципиальная упрабления 
электродбигателем Вентилятора

~ъю/ггое 
м  а/ с/

>/ >5 I >5

W
■ в -

Я//
S -

Л5В f-SB
___ i * *

п/г 1-КМ

Цз схемы
лист 9

■—О—
гз^, гУ П з w

/-W

л

О хепсх электрическая принципи
альная соединения электронагре

вателей з а  слоняй ПВУ 600* 1000АУ2

/ [ А В С

J  J  \  / - я у

ш —

С х е п а  электрическая принципиальная 
отключения Вентиляции при пожаре

A (L

Схема электрическая принципиальная управления 
электронагребательныпи элементами Воздушной заслонки

-380/220 a 
ti hV 54' Cf'

L/з схемы
лит 9 П

Ч 03 05

\  \  \<*Щ

НМ т SB 3

62

ш /

44 7з"

ш /

т Ч } ^

SAFU 

Ш __ Кб
- О

зо? HL4
н & -

W  зоз
км

"Da
ay

г Л £

Питание
-2206

Контроль
напряжения
Отключение си- 
лоВых шкафоВ 
щрсч, щрс-г 
при пожаре

К сигнализа
тору „ Рубин 5 "  
сп. лист CC2-2

Поз.
обоэнач. Наименование КОЛ. Припеч.

Шкаф чпраВления ШУИ-/

FU4 Предохранитель ПРС-6-2П с плаВкои

ВстаВкои ПВА-4 г компл.

063 Кнопка КЕ-ОИ ТУ46-526.407-79 „ черный* 1

SB4 к н о п к а  ££-0// ТУ/5-526.907-79 „красный" <
Шкааз чпраВления ШУИ -2

Pin Предохранитель ПРС-6*2П с плабкой

ВстаВкоО ПВД-4 /

063 Кнопка КЕ-ОН ТУ/6-526.907-79 „черный" /
SB4 Кнопка КЕ-ОИ ТУ/6-526.90Т-79 „красный” /

/Y Репе РПУ-2-369903 ТУ/6-523.33/-78Е /
tfiV Арматура сигнальная АС-220 ТУ46.555.429-70

Линза
полочная

с /гат)0<> 4215-225-10 Г0СТ50//-83 / коппл.

я з Резистор ПЗВ-40’ /кОп /
Annopamuoa по мести

нп]Ш:
г-тг-se Питатель -3806 ПШ-222 002 ТУ<6-526.951-78

2 коппл. О  О
О  D •о с
i f*■>

ПристаВка контактная ПШЮ4 ТУ46-525.554-18
1-Щ
г-кш Пускатель ~380В Пт-ШООг ТУ/5-526.937-78 2
км Пускатель -5206 ПШ-3//002 ТУ/6-525.937-78 i

1. ихепи уприолемин электрииоигите/шп аентилнтори. и
нагреВательными элементами Воздушной заслонки Выполне
ны для приточной системы П4 и аналогичны для приточ- 
ной системы /?2 с заменой индекса / на 2 6 обозначении 
электроаппаратуры.

г. Спецификация составлена для дВух приточных 
систем 0/ и 02

3.Схему ВыВодоВ контактов и обмотки реле 
РПУ-2-56Ч 405 смотри лист 8.

гит-оъ 46
ст.инж. Ретоо&а з.ш>

ТО 8<6- i - 7 9 .8 6  -Л 0 5
'

Рис. гр. Быдин
Гдспец. Сидоров У
Нач.отд Китин *7*
Н.контр. Антоныче&а Wtli

Прибязан run Глезин ля- Профилакторий Оля гараж а 
на 60 абтопобилей с теплой 
стоянкой на 22абтопо5иля

стадия лист Листай

Р 40
Приточный систепым.пг , схепы электрический п]ринци- 
пиальные управления и отклнэ 
чения бехтилйиии пои пожаре

ЦиТЭПсельхозпроп 
?. ибаноВошШ*

нопирооал 1 рупикиии. гирлит нс





Ш
 м»

по
дл

\П
&6

п._
 и

 da
m

cL
3f

ae
m

id
±

flipeiam П р и т о ч н а я  с и с т е м а  П1
Место установ
ки электроап

паратуры
На с т е н е  в е н т х а м е р ы

Поз. обознач. 1-КМ1 ПОа 1-бЫ

9 ^1 А
1  1 ®  <и)

1
’‘С

&
f\2\j\visls\9]f^

rv v^  4 ^ a

u
Т ° я | г ’

<e)
АКА6Г 4*7,5

.. Л -Щ ____лист 11}

Т-----1----- 1----- Л Т - П Г Т

§ 1* •*> N.
5 5 55 >

XKL-J
KCK-16

Ат г юл м

1----------------------
ч §§33^

t\i\i\t\f\e\i\t\91 ю /I-1Ъ\ч\б\б\7\3 \9\fO

@ (Ю
i\i\3\f\f\e\r\t\»\e Т\Г\зЪ\?\е\7\гтю

Шкаср управления ШУП-f

Поъ.
обоьнач. Наименование Нол. Принеч.

Провод АПВ 1,0 З&О/ббО ГОСТ6313-79 57 м
пройод ПЬЗ 1,0 ЗЮ/SSO ГОСТ6313-79 17 м
Кабель АКВЫ 4*1,5 ГОСТ /50S-7SS 43 м
Кабель ЙКЬЬГ 10*i,5 гост 150S-7SE 15 м
Кабель ЙКЬЬГ 14 г 1,5 ГОСТ 1501-735 7 м
Кабель ЙК&ЬГ 19*1,5 ГОСТ ISOS- Ж 11 м
Кабель КЬЬГЭ 4*1 ГОСТ 1503-735 11 м
Металлорукав РЗ-Ц-Х-ШЮ Т911-39&И7Е 5 м
Металлорукав РУЦ-Х-Ш15 T41L-39M-77E 3 н
Коробка соединительная ТУ36-ЭА1-1753-77

СМ KCK-3L 1
CKL КСК-16 1

Проводник ьаэемляющий П-1 7436.1776-76 5

Профиль 2J13W ТЧ36. 1113-76 1
для крепле
ния шита

Полоса K io i ТЧ36-1ЧЗЧ-76 1

Отборное истройство 16-115 ТКЧ-130-67 1

tfnM L
Ёцшр.
гщ еу.
Ч а ч я М  K y m /tL

ПрйШфГ
И. контр

. Н Е

4 щ о$„а.
'дин

2«НЗ-оЗ to

Сидоров

M L.

Ш

Глеш.-,

ш
ТП  816-1-19.86 -ЙОЬ

Профилакторий для wpaificr 
на 60 автомобилей с тёплой 
стоянкой на I I  автомобиля
Приточная система П/ 
Схема внешних проводок

Копировал Лихачева
МШШ&Шд!

Ш Ж I
а

ЦигЭП сельхозпрон

Формат АI



149

измеряемая.Г среда Вода Воздух Вода исполнительный
механизм

Кнопочныйпостоправления
Электромагнитный пускатель

измеряемый
пппанртп

чавле-Темп ер а тира ние9f%JfJb99l̂e*9jLJ
Место установки 
честных приборов, . упборных устройств
пигжолод ппповвлпч

Шгт- ной $о- 
Ям

ратной
воды

Попейте- ные теплой стоянки
бона перед ка
лорифером

1рубопро6од обратного 
теплоносителя На стене венткамеры

ч* установочною 
чеотефа тмч-т-7? ТМ4-/42-76ЛП.б/Хою-41

II

Z-53/ 1 -К МПоз. обознач. ы 1-1 1-7 1-3 IS 1-6 Ы 1-9 а

Поз.
обознач. Наименование Кол. фимеч.

Проход ЙПВ iff  iio/eso ГОСТ6323-79 7S м

Пробод /763 (0 330/660 Г0СТ63гз-79 17 м

Нобель ЯКЬЬГЧ-15 ГОСТ /60S-7SE (6 М_______

кабель йкВВГ /0-16 ГОСТ /603-7tС 30 м

кабель Д6РГЗ-15 6606 ГОСТ 433-73___ 36 М.------------

Металлорикав РЗ-и-Х-ШЮ 7411-39X3-776 13 м

Металлопигаб P3-U-X-U/2S ТУ22-3933-77Е Jк - м

Метал,аоилаб P3-U-X-UJ3L ТУ21-3933-77С __ з м

§

L
! Ноообка соединительная ХСК-16

Т У  36-ЗА/-/763-7/ 1

Полоса klOL Т / 36-/434-76 1

t Г Ед» а 1 1

7436 1176-76 10

Пооаошь 1/7 320 ГУ  36 И/3-76 1
Аля крепле
ная шита

Тип и длина кабеля л/вЧО определяются при привязке 

проекта в зависимости о т  места установка станиаа 

пофарной сигнализации 9 Рубин-3*

24013-03

Отключение
ш у м  при m a fic

/Я !Ш \ ИЗШЯХПб Ш Ш \ КЕЕ
г ш п т м ж ш т *т
гёш зт т т т т т т *

1ШХНША ЕЗййЯ E3SJ 
Ш ИЗ К й 7# ЕЯ51 ШИ

| Прибязан run Глезин РГГ

17Ж2fZZZZ

*в

Т П  846 -4-79.86 -ДО Ь

ф о с р и л а кт о р и й  д л я  г а р а ф а  
н а  ВО ав т о м о б и л ей  х  т еплой

Копировал Лукичева

:тена /71. 
г хлючение бентиляции/тпо- 
юре. Схема Внешних пг

j g - Ш .
С/иТВПсельломрам 

I  л
Формат АI
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fllpetam П о  и пу 0 и н а я с и с т е м а  пз
измеряемая

среда Вода | Воздух Вода Электромагнитный пускатель Электромагнитный Пакетный пере
ключатель

измеряемый I1 Ца&ле-
ние

пускатель

1
параметр 

Место установка 
честных приборов 
тбсрнм истройсгВ. t e w

ш

Z T

Зона перес! 
калорифе

ром

Трцбопроёод 
обратного 
теплоносите•л

Н а стене S енткамеры

Т^СшУОчЯППшЩ^и
м'устаноВочною ТМЧ-199-76 Ш W-

-тс
ШШГ
070-44

Ш Г
040-04чертара_____

Поз. одоьнач. з-г з-г
__и!—
3-3

W  ТУ-

3-S
ЧгКГУТ
3-9 3-6 3-КМ з - т I 3-SA

Поь.
одоьнач. НаименоВание Нол. Примеу

Пробод ЙПЫР 3SC&S0 Г0СТ6313-ТЭ 3S м

Кабель ЙШГЧ>1,5 ГОСГШ-ПЕ 39 м

МеталлорцкаВ РЗ-Ц-х-шЮ
ТП1-ЗШ-17Е 1 н

МеталлорикаВ Pb-U-X-UflS
TVU-39SI-77E______________________________________ 9 ML___________

~ I  4x44 ГОСТ403-76 
Полоса 6 cm3 ГОСТ 535-79 4 М

ПроВодник заземляющий ПТ
—/-- ■■■— ~ —
ТУ36 4276-76 40

Полоса H10L ТУЗВ-1ЧЗЧ-7В 1

СК5 Коробка соединительная КСК-Т6

ТЧ36-ЭД4- 1763-77_____________________________ 4

l n J H
1— £

Поз, обознач. Э - Щ Ш 3-S6 3-70
Место установ
ка пускоВоа 
аппаратуры

На стене кори
дора отн. 0,000 1

На стене 
Ъенткамеры

ТрубопроВод 
обратною те п 

лоносителя
Йхрегат П р и т о ч н а я  систем а ПЗ 1

т п  m - i - 79.86 - й о ь

и т - о з _ 5 о

Прсахллдсторш Зля юрафа 
на $0 автомобилей с тёплой 
стоянкой на И  аВтомо&мо

ijkfinftPk ЪШЫ Т/Р!Ян1Н*й

Приточная система ПЗ 
Схема Внешних проводок

р  \ Н  1
ЦиТЭПсельтпроп

, л и к н о б о —
КопироВал ЛукачеВа ФорматА1



1 
п-л

 'а
Тг

К-
ГЩ

жЯ
Ш

Ш
лj

Sf

Агрегат п Р и  т о ч н а я с и с т е м а  пч

измеряемыйпаоммето Ьоздух & о д а Эк ектромагнитны и пускатель Электромагнит
ный пускатель

Макетный
переклю
чатель

ig?I
^

 &

измеряемая Т е н п е р а т  у р а Дав
ление

1
Место истанобки. 
честных мрибороб. 
отборных ТртроОШ 
пфжбМаппютЫ

(Томе-
щение р & .

прямой
боды

Грубопробоа
обратного

теплоносителя Н а  те м е бенткамеры
На стене 

коридора отм. 6,200

0иста ново чндго 
чертежа TM4-W-75 яаоа

QfO \
17ЛУ-
ш г-ю

Поз. обознач. Ч-з Ч-t 4-1 ч-ч Ч‘*М , ч-SB Ч-К1 4-SA Ч-SAf. Ч-НА

Поь.
обоънач. Наимено8ание Ы Принеч.

Провод Й П Ы Р  3S0/6S0 Г0СТ63Я-ТЭ 19 м

Равель m e r  4*IS г о с т т - т 15 м

Металлооикаб РЗ -Ц -Х -Ш Ю

.
т 1 / -

п и - г т - т 5 м

CMS Норобка соединительная НСК-16

74 ЗВ -ЭД1- 1753-77 1
« 4*14 ГОСТ 103-76

Полоса R cm3 ГОСТ 5 3 ГТТП_________ 1 м

По о&одних заземляющий П1

Т У 36.1176-76 Ю

m -t s

Прибязан

BSE

21013'0$ Si

T/781G Ч - 1 9 . В В - Ш

, ,M --r  , - дляшрара радо9\Лист 
на 60 обгонявшейлс темой 
стоянкой на I I  автомобиля

Нопиробс

ая система 
м них проб о-

15
M jqL

ЦиТЭПселькоьпром

Формат А1
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Jси
1
JJU

____ _■

33

CK5

к  датчикам тем. ^ .
2JL
* к  пускателю 3-ПМ

пер а туры поз.Э-ч,У5 , 
и к  исполнит, меха
низму 3-7а Вор отм. 0,000

1. Место устаноВки прибороВ и электроап

паратуры дано ориентироВочно и уточняет

ся при монтафе с целью удобстВа обслуфи- 

Ванин.
Z. Цисрры В круфках соотВетстВуют номерам позицион

ных обозначении по спецификации прибороВ и 
средстВ аВтоматизации.

3 . Цисрры на полочках соотВетстВуют номе

рам труб и кабелей на схеме Внешних проВодах.

у. Местные приборы и электроаппаратура

устанаВлиВаются на Высоте 4,1- /,6м от пола, 
соединительные коробки - 0 ,5  -0,&м от пола.

5. Зануление прибороВ t электроаппаратуры и 

щитоВ Выполнить согласно требоВании ЛУЭ'7б.

ШЗ-ОЗ

Формат А I
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пг

йл
М

од
п.
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Я

ат
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Ш
ап

м
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JfL
Ведомость рабочих чертежей основною комплект а

в и ст Н а и м е н о в а н и е П р и м е ч .

/ О б щ и е  д а н н ы е

1 П л а н  р а с п о л о ф е н и я  с е т е й  т е л е ф о н н о й

с в я з и  и  р а д и о ф и к а ц и и

3 С х е м а  с о е д и н е н и й

У П л а н  р а с п о л о ф е н и я  с е т е й  н а  о т м . 0 ,0 0 0

( н а ч а л о )

5 П л а н  р а с п о л о ф е н и я  с е т е й  н а  о т м . о,ооо
( о к о н ч а н и е )

6 П л а н  р а с п о л о ф е н и я  с е т е й  н а  о т м . 3 ,2 0 0

Ведомость ссылочных и  прилагаемых документ ов

Обозначение Наименование Примеч.

Ссылочные докименты __

3.401-и Вводы линий электоопепе-
дачи до /Кб в  здания
ЦрилспоемыР документы

сс. со Спеии&икаиия оборидоваиия Йльбомб
сс вн Ведомость потребности в  на- Рльбом7

теоиалах

У с л о в н ы е  о б о з н а ч е н и я , н е  п р е д у с м о т р е н н ы е  с т а н д а р т а м и

О б о з н а ч е н и е Н а и м е н о в а н и е

Q К о р о б к а  у н и в е р с а л ь н а я  п о  с х е м е  с о е д и н е н и й

i /з в е щ а т е л ь  п о  с х е м е  с о е д и н е н и й

□
П р о м е ф у т о ч н о е  п р и е м н о -  к о н т р о л ь н о е  

у с т р о й с т в о  н а  п л а н е

Р1j 
!

lb Т р о с о в а я  п р о в о д к а

О П р о с т а в л я е т с я  п р и  п р и в я з к е  п р о е к т у

Т и п о в о й  п р о е к т  р а з р а б о т а н  6  с о о т в е т с т в и и  

с  д е й с т в у ю щ и м и  н о р м а м и  а  п р а в и л а м и  и  п р е д у 
с м а т р и в а е т  м е р о п р и я т и я , о б е с п е ч и в о ю и /и е  
в з р ы в н у ю , в з р ы в о п о ж а р н у ю  и  п о ф а р н у ю  б е з о 

п а с н о с т ь  п р и  э к с п л у а т а ц и и  з д а н и я

О . и н ф е н е р  п р о е к т а  & .U . Г л е з и н

Телеф онизация
Т е л е ф о н и з а ц и я  о с у щ е с т в л я е т с я  о т  н а р у ф н ы х  

с е т е й  о б щ е г о  п о л ь з о в а н и я  М и н и с т е р с т в о  с в я з и  

СССР по т е х н и ч е с к и м  у с л о в и я м , в ы д а н н ы м  м е с т 

н ы м и  о р г а н а м и  с в я з и .

В кабинете диспетчера установить телефонный 
аппарат  системы РТС т ипа ТА-72
Йбонентскую проводку к  аппарат у предусмотреть проводом 
марки ТРП2*0,5\ прокладываемым внут ри помещений 
открыто по стенам.

Авод наруж ной сети телефонизации в  здание предусмо
треть кабелем марки ПРППМ1 я/,О с установкой универсалы  
ной коробки типа &К-2И

Р адиоф икация
Радиоф икация осуществляется от районной радио

трансляционной сети Министерства связи СССР по техничес
ким условиям, выданным местными органами связи.

В  п о м е щ е н и я х  у с т а н о в и т ь  а б о н е н т с к и е  г р о м к о г о в о р и т е л и  

м о щ н о с т ь ю  О ,/S 3 .  А .

Абонентские проводки выполнить проводом марки ПТПд/с 2Ц2 
6 винипластовой трубе Ф2бмм и  проводом ПТПЭ/c i «0,6 открыто 
по стенам с установкой универсальных коробок типа УК-2П 
и  УК-IP  и  радиоразет ок типа РШР-f,

В в о д  н а р у ф н о й  с е т и  р а д и о ф и к а ц и и  в  з д а н и е  

п р е д у с м о т р е т ь  к а б е л е м  м а р к и  ПРЛПМ 2«/,0.

Громкоговорящ ая связь
Аля переговоров оператора с водителями, находя

щимися на территории профилактория предусмотреть 
симплексную громкоговорящую связь.

П р я м у ю  г р о м к о г о в о р я щ у ю  с в я з ь  о с у щ е с т в и т ь  посредст вен  

у с и л и т е л я  /ООУ-Ю/ и  г р о м к о г о в о р и т е л е й  т и п а  /0ГР-Э5-П и  

в ы п о л н и т ь  к а б е л е м  м а р к и  ПРЛПМ2 *  1,0 
З а з е м л е н и е

З а щ и т н о е  з а з е м л е н и е  н а  в в о д е  р а д и о с е т и  в ы п о л н и т ь  

п у т е м  с о е д и н е н и я  к о р п у с а  а б о н е н т с к о ю  т р а н с ф о р м а т о р а  с  

ь а з е м л и т е л е м  м о л н и е з а щ и т н о г о  у с т р о й с т в о  к р у г л о й  

с т а л ь ю  Ф  6  м н . Э л е к т р о д ы  в ы п о л н я ю т с я  и з  к р у г л о й  

с т а л и  ФЮмм ( Г -/-/О ч0м-см) Аз - 10Он 
П о п а р н а я  с и г н а л и з а ц и я

Р а б о ч и е  ч е р т е ф и  о с н о в н о г о  к о м п л е к т а  п о ф а р н о й  

с и г н а л и з а ц и и  в ы п о л н е н ы  н а  о с н о в а н и и  т р е б о в а н и й  

С Н и П *  -9 Э -7 Ч # П р е д п р и я т и я  п о  о б с л у ф и в а н и ю  а в т о м о б и л е й *

П р и  в о з н и к н о в е н и и  п о ф а р а  в  з а щ и щ а е м ы х  п о м е щ е н и я х  

от  п о в ы ш е н и я  т ем п ер ат ур ы  с р а б а т ы в а ю т  т е п л о в ы е  л е г к о п л а в 

к и е  д а т ч и к и  А Т в и  о т  п о я в л е н и я  д ы м а  с р а б а т ы в а ю т  

д ы м о в ы е  п о ф а р н ы е  и з в е щ а т е л и  Ш Рт/М.

Сигнал тревоги поступает н а  сигнализатор 

м Рубин-У. Дымовые пофарные извещатели UAP-/M 
подключаются к  сигнализатору „ Р убин-У  через 
промежуточное приемно - контрольное устройство
ППКУ’ /М.

Э л е к т р о п и т а н и е  с и г н а л и з а т о р а  я Р у б и н - У  

п р е д у с м о т р е т ь  о т  д в у х  н е з а в и с и м ы х  и с т о ч н и к о в

э л е к т р о э н е р г и и . В ы б о р  и с т о ч н и к о в  п и т а н и я  

о с у щ е с т в и т ь  п р и  п р и в я з к е  п р о е к т а .

Э л е к т р о п р о в о д к и  к  т е п л о в ы м  л е г к о п л а в к и м  

д а т ч и к а м  Д Т / !  в ы п о л н и т ь  о т к р ы т о  п р о в о д о м  

T P B 2 * Q 4  и  к  д ы м о в ы м  п о ф а р н ь /м  и з в е щ а т е л я м  

Ш Ф ’ / М  п р о в о д о м  ПП&3*1,0 п о  п о т о л к а м  и  с т е н а м  

з а щ и щ а е м ы х  п о м е щ е н и й  и  н а  т р о с е  п о  в е р х н е м у  

п о я с у  ф е р м .

Монтаф датчиков пофарной сигнализации 
Выполнить после уст ановки светильников\

С и г н а л и з а т о р  tt Р у б и н - 3 "  у с т а н о в и т ь  в  п о м е щ е н и и  

с  п о с т о я н н ы м  о б с л у ф и в а ю щ и м  п е р с о н а л о м .

М е с т о  у с т а н о в к и  с и г н а л и з а т о р а  /Р у б и н  - У  

о п р е д е л и т ь  п р и  п р и в я з к е  п р о е к т а .

М о н т а ф н ы е  р а б о т ы  в ы п о л н и т ь  в  с о о т в е т с т в и и  

с  ВМСН14-73 # В е д о м с т в е н н ы е  т е х н и ч е с к и е  у с л о в и я  

н а  м о н т а ф  f  и с п ы т а н и я  и  с д а ч у  в  э к с п л у а т а ц и ю  

у с т а н о в о к  о х р а н н о й  и  п о ф а р н о й  с и г н а л и з а ц и и *  

р а з р а б о т а н н ы м и  в с е с о ю з н ы м  о б ъ е д и н е н и е м  С о ю з -  

с п е ц а в т о м а т и к а  г. М о с к в а .

Привязан
2 4 0 I 3 - 0 3 53

ТПЫЬ~\-19.86-СС

гьофчлдктариО ыя гарафст ,
Ш в в х & Ъ о в я г ?Лиля _________

шш.

Общие данные

К о п и р о в а л  Е у х и ч е в а

Ш Е

Ц и Т Э П с е л ь х о зп р о н

г М в а н о в о
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П л а н  н а  о  mm. 0,000 
Радио ввод ЛРППМ2я1,Оноотм. Е,500 
Телеа>омный 88одпРППмг*1, о \

(£ }— Г ’

\ ^ - soo° N
U

©  1
1

L 1A

1
1
I

P -—  /

1

L i a l l
i
S i

©  ©  
Экспликация помещении

0

1

- 4
M Наименование

характер по
мещения или 
класс по ПУЭ

Примея.

i < Участок технического обслуживания нормальное
s и р ем о н та  автомобилейD
S г Сварочный участок Жаркое
5 3 Участок технического обслуживания нормальное

Электрооборудования и приборов пи-
§ та н и я

1 4 Кладовая зап частей  и инструм ента л -2  а
% s Компрессорная нормальное

6 У ч а с то к  м ойки и у б о р к и влажное

П ла н  н а  о тм . 3,200

© Т ~ ~ '

Схема соединений у с т р о й с т в  
громкогоборя щ ей связи

р 2208

L дрппмгн0— jQrp-3S-yj£ -  Ш-1СН

S ^
Наименование

Характер по
мещения или 
класс по ПУЗ Примеч.

9 Кабинет За в.гаражам и диспетчера Нормальное
Ю Санузел влажное
Н Коридор Нормальное
id IЪрдеробулично-домашней и спецодежды нормальное
17 Ком ната приема п и щ и Нормальное
18 Венткамера нормальное
19 Э л е к тр о щ и та  вар нормальное
20 Кабинет по безопасности движения нормальное
21 Коридор нормальное

Марка,
поз. Обозначение Наиме нов амае КЬл. Пример

— Телефонизация
ГЛ Р Р о.г18.овоту ЛП парат ТЯ-72 i
ук-гп ГОСТ10040-75Е Коробка УК-2П 1
ТРП Провод ТРП2 л0,5 15 М

ГОСТ20575 -7 5 Е

Р а д и о ф и к а ц и я

ТЛП8 ТУН5.147 ТО. Н3300НГ9 Трансформатор ТЯПЪ-Ю 1

ГОСТ 6964-76 Громкого ворит ель 6 л й ЯЙГ

ук-гя ГОСТ 40040-76Е Коробка ук-гр-ззо-гго Ч

Ук-гп Г0СТЮ0Ч0-75Е Коробка УК-гп 1
рщр Радиорозетка РШР-1 6

з п г э у Труба П8Х-8-РЭ№5У 3 м
796-19-061-249-79

птпэк Про вод птп же яЦб 65 м
ГОСТ 10254-76  е

п т п ж Проводптпон г н г Ю м
ГОСТ 10254-752
Грот к ого вор я ила я связь

100у Д 22.032.02ОТУ усилитель ЮОУ-Ю1 1

ЮГР ГОСТ 12099-20 Громкого Sopum ель г
w rp -3 s -i1

УК-2Р ГОСТ 10040 -756 Коробка ук-ер-зза-гго г
Прппм Кабель прппмг*1, о 25 м

ТУ/6-505.745-7У
Заземление

36 д а у ш в £ % - 10 м
ею

^ ё/0 ГОСТ5590-74 
Кре/8 Cm3 ПОСТ53S-79 15 м

П1 3Mcn-SZ Про<рильп1;д*Зм 1

От. инок.\ЬОроЪчлина\ b£>yU - 
ВСд.инХ. Йьгдыкима1 
Гл.спец. СйЭороб

Нконгр. Шомьнеёа
Начл Кутим

Тип Глеэин

2ШЛ
tcott.-

im-

ш :
/2L.

Привязан
21013-01 51}

Uni. Но

ТП 816 -  1 -  79.86-СС

_ с на
Qbdupl/lucm

Ш ан раскол оокения се- 
/пей телесроннои связи  
u p  адиосрик а ц и и

Копировал иванова

ЛистоВ

цитэпселыозпрон
г.иёаноВо
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вис? Сигнализации /7oofc а р н а я  С и гн а л  и З а ц и Я

Номер л у ч а / г s  ч
Тип извещателя Згл Ц Д Ф -1 М Д Т Л Ц Д Ф -1 М

Номер помещения 
по Экспликации Ш 7 7 13, 1S, 16,17, SO 19

С
1
Ы
3
Ь6 66
S  1S г в

1с1} с13

к
з г

, 1S1M

У  V- ^ 
N j t s
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5 6  7 8 9
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4 5  6 7  8 9

Сигнализатор 

„ Руб и  м-3 '
т  г г з 

of f
f f

67 8 9 10ooooo
1

/

П и т а н и е  £208

| * *

В с х е м у  отключения при полкоре Резервное п и т а н и е * £ Ч В

<£>

ш ---
--

1

70
S

1  ж $N

ч О 6 О <[> о  <) О О О

О О О) О 6 j  о  &-1 о

КР 7П -1 о
ТПЛб10хг*0,5; I I

П П К У -1 М
/V2

2^0^3-03 55
щ ш & ш ш & ш в т т т
Tu-'tsjM ЫзШТШ ШШШШZS 
Ш Ш Е Ш П Ж Е Ш Н Ш
Г/л 'МиЬ\ И 5 Д Д И 1  \SfiSS% ̂ Ш£к

ТП Ш - \ - 73.Ъ&-Сс

С*7. А и с т  /№ 8 -&

ПриЬЯЗан

т т ж

ru n  \fA€5Un
Н.штр, Янтстьнпо £ L

■№. , , я _ .'шгараэкаш 
на БОаьтомобилеи с теплой 
Стоянкой наггаВтомооилЯ

Ьодия

С хем а соединении

Лист UucmoS

ЦШЭПсельхоъпрт 
г. иваново
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Стадия Лист Листов
Р S

Ллан расположения 
сетей на отм. 0.000 
/’окончание]

ЦиТЭПсельхоЗпрам
nUianoio\UmS.№ 1

Копировал USo h o So Ф орм ат Л 2



1 М

*1

<soo 3000 т о

С п е ц и ф и ка ц и й  н а  оборудование, монтажные материалы и  изделия

Марка,
поз. О бозначение

Т925-09-/-77

Наименование

Сигнал изатор„ Рубин-3 *

Дат чик тепло Вой ДТА

ПзВещатель пожарный

дыма бои и Д Ф -iM

УетроиатВо л  ром ежу -

ГОСТ 8525-78Е

ГОСТ 10O4O-7SE

точное Л /?ГУ - iM

Коробка КРТП-IO

Коробка У6-2П

Кабель ТПП Б 10x2x0,5

ГОСТ 22498-77 Е

Кабель ВВРГ3*2,5

ГОСТ 433-73

Про бод ТРВ 2x0,4

ГОСТ 20575-75Е

Про Вод fW 8 3 %h °

320/660 ГОСТ 63 83-7 9

Проволока 6ГО СПб61- 73

ТУ3 6 -m s -78 Е

ТУ 36 -  m s -7 8 E

ТУ36-m s -7 8  Е

НатрЖнармурта 6798

Зажим тросоВыи 6676

Вне ер 6675

Кол. Примем,

т

25

О

12

532

18

320

12

24

24

М

м

М

Ш З -О З
Штекер Тихонова iH-t

ТП 8{6 -i-13.86’CCШ *рГ Быдин
Гл.спец. Сидоров М Л ' S.fftf
Нач.ото. Кут ин Vfjf
Тип Глезин Ь -

Привязан Н.конТр. ЯнгонычеЗо 'игл Профилакторий Еля гараж а  
н а  SOавт омобилейот еплой  
стоянкой На 2 2 автомобиля

Стадия Аист Листов
Р 6

План расположения  
сетей  на о тм , А гоо

Цитэпаел ьхозпром 
Г. иВаноВоUtt8.H°

Копировал Ф о р м а т Л2

Типовой проект 816-1-79.86

http://files.stroyinf.ru/Index2/1/4293801/4293801427.htm

