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Обо зн ачс н и с На и м с н о в а н и с Сгр. Примгч.

2. 179-КР- 1 Сос/ПАВ серии 3

2. 179-КР-1.1001 Со a c pw a  н ие 4

2. 179-КР* и . 002 Поясни т е л  Ь мая  з а п и с к а 5

2 .179-КР- U- 003 Пр и н ц и п и а л ь н а я  с хем  а

ВИ6РОИЗОЛЯЦИИ ХОЛОДИЛЬ

НОМ МАШИНЫ и СШАЦНОНАРНОИ 

холодильной КАмеры 7

2. 179-КР- U .0G4 При н ц и п и ал ьн ая  с х с м а

ВИбРОИЭОЛЯЦИИ ХОЛОДИЛЬНОЙ 

МАШИНЫ И СБОРНОЙ ХОЛО

ДИЛЬНОЙ кд м е р ы б

2.179-KP-M.OOSCff Узел ВИБРОИЭОЛЯЦИИ ВВОДА 

фреоновых трубок в сгпаци- 

онлрную  холод, к д м е р у 9

2.I79-KP-M.005OI ГилЬЗА Ю

2.173-КР-/-/.00502 Здглуш  кд II

2. /79-КР-/-/.0О6 компенсАтор н а срреоновую

ШРУБку /2

2.179-КР- /./. 007 Узел виброизоляционного  

Крепления Фреоновых 
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ного о х л а ж д е н и я /4
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2.179-КР-1.1.008.02 8 иброизолирую 1ЦАЯ т р уб кл 16
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1. Общая члстЬ.

/./ Исследование  уровней шумов и вибраций о т  рл* 
Боты  о б о р у д о в а н  и я продовольственных м а г а з и 

нов , встроенных в юи/ыа ло м а , и р а з р а б о ш с̂а 

гпипобъ/х ч е р т е т е й  мероприятий по шумогл ушению-  
серия 2 ./79. KP- f ,  выполнены отел ом ьивро- а к у с - 
т и  ческой ЪАщиты и н с т и т у т  a ,, Аеншил п роект  “ на 
о с н о в а н и и  Решения ксполкомл Аенсовета  о т  
Ш / .60г. Л/ 755 & с о о т в е т с т в и и  с планом  н а у ч н о * 
и с с л е д о в а т е л ь с к и х  и о п ы т н о - конструкторских  
РАбот на /98/ го* и з а к а з о м  Л/ /2/ Ж илищ 
ного Управления и с п о л к о м а  И е нго рсоьета .

*.2_ Серия 2. /79. К Р -  I содершит шестЬ  приведен- 
ныл нише выпус ко в:
Выпуск  /. ВибРоиъоляцир холоАилЬных м а ш и н . 

Узлы и л е т а л и .
Вы п у с к  2. Ко н с трук ции  „ п л а в а ю щ и х  * фунДА • 

м е н т о в  поА коло лилЬч ы е  м а ш и н ы . 
В ы пуск3. Конструкции  „ п л а в а ю щ и х * фундамен

т о в  пол АгреглтЫ ти п а  Ф А к .
ВыпускА.  Виброиъоляция холодильных п р и л а в к о в . 
В ы пуск5. В и б р о и з о л я ц и я  тР А н сп о р п ?е Р о в .
Выпуске.  ВибРоиэоляция мясорубок  и разрубочно -  

го с т у л  а .
1Ъ. Серия 2 . П 9 . К Р - 1  РАЪРАБотана  на основании 

Акустических р ас ч е то в , приведенных 
В т о м е , ,  исследо вание  уровней шумов 
и в и б р а ц и и  о т  работы о б о р у д о в а н и я  
пр о А о ьо лЬ стве н н ы х магазинов, встр о 
енных В милые д о м а " и предназнача
е т с я  Для применения в проект ах ком
плексного клпитАлЬного ремонт а . 

taL. Мд тс риалы  по исследованию уровней шумов и 

вибрации ^ Акустические рдсчеты представляются

S

Заказчику -  /1 еншил УПРАВиению и илходятся так-  
ше в Архиве калЬкадершателя.

2. Краткое  о п и с а н и е  с о а с р ш а н а д  я ^ ю з н д ш и * *  
Выпусков.

2./. В первом выпуске схемАтично  покдзАН принцип
ВИВРОИЪОЛРЦИИ ХОЛОДИЛЬНОЙ машины включающий 
в и б р о и з о л я ц и ю  х о л о а и л Ьн о го  Агрегат  а , испари  - 
щелей в  холодильной клмере,  дарасс  и вводов фре
оновых дару 6, подсоединения водяного охл а ждс * 
ни я и отдельных приборов.

НлзнАчение выпуска  ЗАклю чдептся в том, чтобы 
ПОкАздтЬ, ч т о  и кдким  образом  нушно ВибРо- 
изолироваш Ь, поскольку конечный э ф ф е к т  ЪАВи- 
с и т  о т  качественного выполнения Комплекса  
РАбот.

2.2. Во втором выпуске, ДЛЯ ориентировки проекти- 
ровщикд. приведены принципиальные схемы наи
более часто  встречающих  ся холодильных машин.

РаъРАВотаны конструкции шелезобетонных плит  
и упругих о с н о в а н и и , п л ав аю щ и х  " фундаментов  
под конкретные холодильные Агрегаты. Л а ны  ус
тановочные  чертежи.

Назначение Выпуска - помочь проектировщ ику 
п рав и ль н о  РАЭРАБотдтЬ плавающий фундамент  
под ко н к р е тн ы й  холодилЬныи дгрсгагп  и по воз
м ож ности  упростить выполнение грдфических р а - 
бо пт-

%Ъ. Содерш дние и ндзнАчение тРФтЬего выпуска ана
л о ги ч н ы  в то р о м у, но применительно к холодильным

Н. ко И ГР Голинсц 25S.V
Разрав. СВирнДсА 24SH
Провор ВасйлЬс!^ tlfouh .—
Рук. сек ВАсилЬево — д— —р—
Га. спс а Кузьмина -1  —
HAH.Offli Свищ 2М:«|

2. /79. КР- <.1.002

Пояснительная
ЭАПИСкА. Проектный институт

ж н т л п р о т '
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АГРЛГ  ДГПАМ ТИПА Ф  АК.

6 4,5 и в  выпуск а к РАЗР Абот огны к о н с т р у к 
т и в н ы е  мероприятия По в и б р о и з о а я ц и и  ( в по -
РЯДКС ВЫ ПУСКОВ] • ХОЛОАИлЬнЫХ ПРИЛАВКОВ, 
тР А н спо Р ш е р о в , м я с о р у б о к  и р а з р у б о ч н о г о  с т у -  
ЛА.

М д зн А ч е н и с  Р А 3 ДС А о в • АдщЬ п ри н ц и п  виброизо-

ляции, используемые Аля ее осущ ествления м дте - 
р и а а ы  и по возможности с о кР А ти тЬ  грдф ические  
ра Б о ты .

fr-g В выпускдх А, 5 и б1 ААНЫ м ероприятия пош ум о- 
глушению НА кАМАЫИ т и п  ОБОРУДОВАНИЯ наиболь 
ш ей  м а с с ы . Ш умоглушение о б о р у д о в а н и я , не у к а 
з а н н о г о  в Выпуске,  производить а н а л о г и ч н о .

При Виброизоляции р а з р у б о ч н о г о  сшуаа  его 
поддон Должен Б ы тЬ изготовлен Без п е р ско сл, 
устдновлен стр ого  го ри зо н тальн о  н зАкреплен  к А  

полу или ф у н А А м е н т е  ц е м е н тн о й  подливкой.

3. Ук а з а ниенпо приемке р л в о т

MJ При выполнении „ п л а в а ю щ и х* фунААментоВ все 
скрыть/е  РАБотЫ ( у с т р о й с т в о  и н адсж ная  ги а р о -_ 
изоляция уп р уго го  о с н о в а н и я , и зго то вле н и е  мо
нолитной п л и ты  с  нижним и верхним а р м и р о -_ _  
ВАНием, о ч и с тк л  /00 мм. з аз ор а  по периметру г  
п л и ты  и ЗАлиВкА з а з о р а  мягким Б и тум о м .)  
Должны п р и н и м а т ь с я  с состлв лсни ем  А к т д  о: 
к л ч е с т в е н н о м  выполнении.

\г

4 . О б щ и е  УК АЗ АН И Я .

4d Все Деревянные аспгали Должны и м е ть  глубокую  
В р о п и тк у  АнтипиренАм и, м е тлл ли ч е с к и е -  з а щ и т у .

о т  коррозии.
4.2. Небрежное и некАчественмое выполнение рабогп 

приводит к резкому снижению эф ф е кти в н о сти  про- - 
валенных мероприятий . Э то  должен в полном мере 
учитывАтЬ кдждый проектировщик и Ка ж д ы й  и с п о л н и ; 
ггталЬ рАБогп.

4.3. Обознлчение.. с ущ е с тв ую щ и й  * в специсрикАциях 
на чергпежАХ о з н А ч д е т ,  ч т о  длнное о б о р у д о в а н и я  
ЗдпроектировАНО по те хн о л о ги ч е с к о й  ч асти  п ро - 
с к тА  к о м п л е к с н о го  к д п и т а л Ь н о го  р с м о н ш а .

4*4- П ри у с т р о й с т в е  под о б о р у д о в а н и с  „ п л а в а ю щ и х  " 
ф ун длм е н тов  на  п е р е кр ы ти ях  з д а н и я  необхо
димо п р о в е р я ть  н е с у щ у ю  спо со б н о сть  перекры
ти й  ; а в с л у ч л е  у с тр о й с тв А  их по гр у н т у - п р о 
вер ять  Р л с ч е тн о е  сопротивление  г р у н т а .

4г£. Элманл м л т е р и л л о в  без пралвлрителЬного  с о п о - 
совлния с отАалом = В А З - Н е  д о п у с к л е т с р .

ПоясиителЬнАЯ Зап и сК а

лисп
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Ш ^ Ш Н Ш Ш П Н Ш

Поз. О Б о з н а ч с и и(2 Н Дименов а ние кол.
Ма с с а

кг.
При ме
ня у ие

1. С ущ е с тв ую ^  а я
С/ПАЦИОНАРНАЯ 
ХОЛОДИЛЬНАЯ /САМОРА / - ш/п

2. Сущее пг з у ко (4  ии ХОЛОДИЛЬНЫЙ АГР2ГАПТ / — ШП7 .

3 Выпуск2; выпуск 3
„ Пл ав аю щ и й  "фундлмси 
/год холод, а г р с г а  m < - шт

4. 2/79- кР - /. {. о о б
Ком пенс а т о р  н а  
Ф реоновую  трубку - -

5 2. /79-к р -  f.f.oo gcs
Виброизоляционное 
крепление фил ьярл- осу ш . — —

S 2. /79-КР- {.1.00 7
ВибРоизоляц. крепление 
фреон, тр уб ок  к с т е н е - -

7. 2. /79-КР- /./.010
ВибРоизоляц. крепление 
щ и тд  уярАбления -

8. 2./79 -КР- /. /.005С6
Ввод ф реоновы х т р у .  
Бок в холод, кдм сру - —

9. 2.179-КР - U . 0 U
ВибРоизоляц., крепление 
испАРигпелей- - -

10. С у щ е с т в у ю щ и й
иепдритель ш и п а  
ИРсн - -

/1 2. /79. КР- 1.1.00$ С 6
Вибро и золяц и я  труб 
водяного охлл имения - -

Н контр Голинеа Щнмма 25.0S.I
Разраб ВлсилЬеЗА ЛЛахм, 6.0&И
Провер Свиридов 20.5.1/
Рук. сек ВасилЬоьа — 1» —
Гдспау. Кузьмина - 1 -

кдц.ошА Свищ

2./79 -КР- /. J. 003

П р и н ц и п  и а л Ь ная с х е м А  
в и б р о и з о л я ц и * ХОЛОДИЛЬ
НОЙ МАШИНЫ ИСГПАЦИОНАР-
НОЙ холод. Камсры.

С/Я АЛИЯ Лист Листов
Р {

Проектныйшеп/итут
АЕНШИЛПЙОЕКШ
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По ъ— О б о з н а ч е н и й  ~ Маи меновдн ис Кол.
Масса

к г .
ПРИМЕ
ЧАНИЕ

i Сущссгп&ующ а л С борная х о л . кАм гР А 1 - шш

2. С ущ е с тв ую щ и й Хо ло ди лЬныи а гр с га ш 1 - ш т

3. Выпуск2 ;  выпускЗ
„Плав аю щ и й  " ф у н  л а м . 
под холод. А гр а глт 1 - ш т

4. 2.179- КР - 1.1.006
Компенсатор на 
Фреоновую труеку - -

5. 2.179- КР-1-1.009СБ
Вибро изоляционное Крагм< чие фильфА-осуш игелл -

6- 2.179- К Р -  1-1-007
ВибРоиэоляц.крспление 
Фреон-mpysoie к с те н е - -

7. 2 . 179-КР - Ы .010 Виброизоляц. крапление 
щит а v прлвлений - -

8. Существующий
Ввод, фреоно&ых т р у - 
Бок в холод клмеру -

9. 2.179-кР’1-1.оо8 се Ви б р о и з о л я ц и я  т р уег водяного охлАшдения - -

2. I7 S -  К Р -  /. / .0 0 4
Н. контр Голинсц 2S.S.H
Раэраб Денисова 16.ЧМ

При нципи альная  с х с м а  

ВИБРОИЗОЛЯЦИИ УОА. маш ины  
И сборной  хол. клмерь/

•гпАДиа Л noth Аист оз
Провер Свиридов 20.S.H Р 1 1
Рук. гр БасилЬсва — if— Проектный институт 

Л ЕН Н М Л П Р О ЕК тГЛ.С77СЦ 
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ВертиЬшкяыиразрез

x

4r

Кирпичная
сптсна.

250 too

Злглушку (поь.З)прщкргпищЪ к  

штукАтурке

Т ер м оизол яц ионны й  с л о и  

холодильном кдмеры

Поз. Обозмдчвние Н а и м е н о в а н ие кол.
Масса
oSui.kr

П р и м е 
ч а н и е

1. СуществующАЯ Ф реоновая тр ув к А 2 - шит.

2. 2 . 179- КР- ( < 005.01 Г илЬза f 2.3 шлг.

3. 2. /79-/СР- /-<.005.02 Здглуш кА 2 0,/ ш т.

А. ГОСТ /479/- 79 МАстикА У МС-50 - 0,6

5. ГОСТ 4640-76 М и н е р а л ь н а я  ваггта 0,0/5 0,12 W3
1

Н.конгр] Г о л и н г и "SoutUN 25“.5.t
А̂ВРАб] Денисов А /АА1/
Провер Свиридов CeuP̂ W
Рук. гр. I Васильев а
Гл. с п  аш К у з ь м и н  а
Нач.огяа|С&и|д . — II —

2. <79- К Р - 1.1. 005 С Б

Узел 6ИБРОИЗОАЯЦИИ ВВОДА 
фреоновых трубок в
СПТАЦИОНАРНУЬО ХОЛОДИЛЬ
НУЮ kAMgpy, _______

СП A AKA ДИСП7 Листов
р 1 {

П р о е к т н ы й  и н с т и щ ,  

Л Е Н Ш Ш П Р О Е К т
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Д лина ги льзы  лолшна юивЬ
уточненл по м е с ту .

Н.К0НТР
Раз раб
Про вср

Го линзц
Лениер^д
Свиридов

(2 и^ ,

[ДЯРЧЖИШШД
аспви, КУЗЬМИНА

J Дч.ощсциц

2S.SS
13.Щ
20.S.11

2. 179- I<p* f .  1. 0 0 5 . 01
CmAinf Масса MaciutaS

Ги Л ь з а

Труба  бгешовндя сгпалЬная
ГОСТ 8732  -78

2.3 1 : 5

Лист | Листоб (

Проектный uncmmyi 
ЛЕНШИЛПРОЕКПТ
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-ЛиАМСГПР м кол и и с сгп  в о  
о т в е р с т и и  м я  ф р е о н о в ы х
т р у в о к ,  а т л к ш е  ^ взаимной 
располож ения , Должны выщЬ 
уточнены по м е с т у .
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I О 170. IfD- i / о л с  лОA, * • mf ~ 1\Г - 1 • 1 • WW

З а  г л у  ш к д Р 0 05 М {:2Н. If ОН ГР. Голине и fiouUyUK25.5.Н
<X*
1
t

Pampas ДенисовА 1з.оы
ПРоВСР СВИРиЛо А 20.5.Ц Аист I Мистов 1
Pylr.ceicT РАЗИНА /Т1(2ХНИЧ<2СкА9

гллг *7-3 3 Q . 7ч
Проектный институт 
ЛГиШМЛПйПРк'ЧГл.спаи, КУЗЬМИНА' —й—

HAW.omi|Св н/и. 1п ж [ 1 VU 1 / л . 1 cj * ' .......
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1^0ИПбНСА(ПОРЫ УСПТ АНАВЛМЬАКМПСЯ В ГОРИЗОН -
шальной плоскости при монтлже холодильных 
АграгАтов на фреоновые трубы для снятия виб
рации от АгрегАГПов.

2.Общая -Длина компанедторд в праделдх 2м . -  

Ъ. Диамсгпры медных трубопроводов различны 
в соответствии с типом холодильного Аг р с - 
гдтА.

Д.Ндстоящий чертёж разрабогпан на основе 
рекоменддщии „Справочника по малым холо
дильным ма шина м " Авторов Зеликовского и 
Каплан . Москва  1968г. (сгпр. 258)

5.Трубы -Для компснсдторов должны з а - 
кдзывдтЬся сверх комплектной постдвки 
(МАтеридл мз ГОСТ 617-72)

2 .  1 7 9 -  КР- U .  0 0 6

к о м п е н е д т о р  н а  

ф р е о н о в у ю  т р у б к у .

2 т ь т Ма с с а Ма с ш т а б

Р - 1 •’ 5н. контр гол и и с ц. Я Ь ш к s IS.S.ti
Р а в р а б М а р к о в а М аьгЖ OtAl,
п р о в с р С В И Р И Д О В lo.S.11 Лист 1 1 Листов f
R T c c c k i В А С И А Ь в В А 1й£ш х -it  — М  3

ГОСТ 6 1 7 - 7 2

П р о е к т ы #  и н с т и т у т  

Л Е Н Ш И Л П Р О Е К Ш
Гл.спац К у з ь м и н а

Н а ч . о т а свищ Q z l , — It-
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Н.контр, Голинец Ш оиицщ

РАЭРАБОТМаркова J h p ib f- з.м.«
Провер Свиридов C%«&uUio.s.u
Pyk.ce kmВАсилЬевд. б Ш я л —и~
Гл. спец кУЭЫЧЧНА, ~~и-
Нлч.отд сви1Ц Щ 2 ~чг—

2.179- К Р - I . (.007

Узел Вибро изоляционно гс 
крепления фреоновых тру. 
бок к стене.

сп|Алия| Аист листов
Р 1 i <* Сг

I
I

S
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ститу/п
о е к ш
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По». О б о з н д ч &н и с На и м с н о в а н и с кол. Масса

обц А̂А
Приме
ЧАИИС.

1. С у щ а с т в у ю щ д я ГПРУБА ВОДОПРОВОДНАЯ - —

2 2.179- КР- (. (.008.02 ВнбРОИЗОЛИруюЩ.Щ РУБКА 1 - ш т

3. 2. 179- K P -M . O O 0 .o l П оаухом утп 2 — щпг.

4. ГО С Т  (4473-69 В и н т  М 4 х 12 4 о.оз шт.

5 Го с т  5 9 2 7 - 7 0 Гайка М4 4 0.015 шпг.

6 ГО С Т  ((371-78 Ш а й б а  4 4 0.01 шгп.

Нкоцгяр Голине^ fijCLUUXl 2S.5.H
Разраб МАРКОВА оm u
провар СЩриАоВ ео>5.«

—и—Рук.сакт исильевА т м
Гд.сасч, КУЗЬМИНА

шlUu.omil Сйиш. V Y r P

2. 179- КР- (.(.008 СБ

Виброизоляция труБ
СтАЛия1Лист Аистов

Р Т  1 1
ВОДЯНОГО ОХДАШДСЦИЯ проектный инститп 

ЛЕНШПРОЕКт



20

Рлэмеры.не укАЭднные на чершете, уто чн и ш ь  по м е с т у :

=
» \

Ккотпр. Гоа и нс ц, JffojUA*, 2S.5.U
РАЗРАБ. Маркова Мог**- ИАН
Про вер. Свиридов 20.S.V
Рук. се кг, ВАСИЛЬЕВА МОИМ —и—
Гл.спси,. Кузьмина, —и—

2. I79-KP-U. 008. 01

П о д  у х о м у т

Лснш а 1 .5 x2 0  
ГОСТ  f f r t f iO .  7А

СПТААИЯ Масса Масштаб

Р - -

Лист f Аистов 1
Проектный инстиягуп
шншилпооЕкт
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Внутренний шметр в ми Толщина 
стенки в мм М аш сри алНоминал

d ЛопускС±)

20.0 IS 4 -  6

Трубки технические 

Резиновые пищевые 
ГОСТ 5496-7в

24.0 (.5 4 -6

28.0 1.5 4 -6
32.0 1.5 4 - 6

36.0 1.5 4 -6

4ао 1.5 4 -6

2 . 1 7 9 -  К Р -  U .  О О 0 . О 2

В и б р о и э о л и р у ю щ а я  

m р у  б к А .

Стадии МАССА МАСШТАБ

Р - -кКонтр. Гол инец, ЁВсмиЩг S.5.U
Раэраб Маркова Мрщ- 06АМ
Провер СВириАов lo.s.ii Лист 1 | Л ис то в  1
РУк.сек Васильева ишлм -л - Проектный институт 

1 Е Н Н Ш Л  П Р О Е К Т
Гл.спсц. Кузьмина
НАЧ.ОТАсвищ. ML —It —
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Поз О бозначен ис Наимснованис Код Масса
ОБЩАЯкг.

Приме-
ЧАНИ2

Существующий Ф и л Ь тр - осуш итель шт.
2 . 2.179-КР- 1.1.009.02 Консольная опора 1.6 ш т.

2. {79- КР~ М.009.01 Полухомуш 0.1 IUIJT.

ГОСТ 7338-77 Регин а порисшая J-Юим. ооз 0,4-

ГОСТ 7798-70 Болт Мб*25 0,032 шт.
6. ГОСТ 5975- 73 Гайка Мб 0,01 шт

Г О С Т  11371-78 Ш айба 6 <1005 шт.

Н.контр
Разраб

годи не и, tTojULUb 2S.S, V
2.179* КР - 1. 009 СБ

СШААИЯ Диет Листов
Р \ {Провер

Маркова

Pyiccgifltl
Гл.спсц

СВИРИДОВ
15,4,4

Басильдва
Кузьмина

ШогпДГсьййГ

Вивроизоляиионное креп

ление ф илЬтРА-осуш и
теля. Л Е Н Ш И А П Р О Е К Г П



Н. контр године ц 25.5Л1

РДЗРАБ МАРКОВА JUapKbf- М м

глупец. I Кузьмина.
иHAq.omAl СамщГ

2 .179-КР- 1.1. 009. 01

П о л у  х о м у т

Ленгол 2 x 4 0  
ГОСТ 6009- 74

1ЛМШ 1й1НЯЯШ Ш 1\ЯЛ$

р 0.2 1 - 4

Лист < | Аистов \
' проектный институт
т т т о Е к т

>1 ени
‘те

я
1

 ущ
ууи

д
эи

ц
уоЩ

 ‘утоц И
‘9ни

Ш

к
1
430

й. контр
Раэрав
проВСР
Рук.сакт
ГА.СПСЦ
НАЧ.01ЛЦ C^huv

Голин ец,

СВИРИДОВ
Васильев!
Кузьмина

§>Гаиищ
МАРКОВА Д*Ьв4*АМ

2s.sji

20.5. Н

2.1 7 9  - К Р -  I.  I. 0 0 9 . 0 2

КОНСОЛЬНАЯ ОПОРА.

Cm алия МАССА МасшшаБ

Р 0.8 i:  2
лист 1 Листов

L 32 х32 х4 
ГОСТ 8509-72

Проект ны й институт

Л Е н ш м т Е к т
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Раз ра б Денисовд fS.Uj
Провер С виридов i3.0S.tl
Ы.сакт. ВлсилЬсВд —Я—
Га. спец 
Haw о» а

Кузьм ина
САиш —

2J 79- К Р -  /. Г О И

Вивроиэоляционное крапле- 
ние нсплрителя ш ипа, 
И Р С Н  В cm ацкон А рн о и 

холодидЬной кдмере.

•СШАДМ Лист Аистов
Р * /

П р о е к т н ы й  и н с т и т у т

АЕНшилпоаект
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Серия 2.179-КР-1

http://files.stroyinf.ru/Index2/1/4293815/4293815090.htm

