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Альбом 1 ПЗ - Пояснительная записка
Альбом 2 тм - Теплотехнические решения

АС - Архитектурно-строительные решения
КМ - Конструкции металлические
0В - Отопление и вентиляция
ВК - Внутренние водопровод и канализация

Альбом 3 ЭМ - Силовое электрооборудование
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НАИМЕНОВАНИЕ И ОБОЗНАЧЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ 
НАИМЕНОВАНИЕ ЛИСТА С ТР .

СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ эм

1 ОБЩИЕ ДАННЫЕ 3

г ПИТАЮЩАЯ СЕТЬ 380/220В. СХЕМА УПРАВЛЕНИЯ ВВОДОВ N1 И N2 4

3 РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ СЕТЬ 380/220В. 5

ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ ОДНОЛИНЕЙНАЯ СХЕМА

4 РАСПОЛОЖЕНИЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ, ПРОКЛАДКА КАБЕЛЕЙ. ПЛАН 6

5 ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ. ПЛАН 7

АВТОМАТИЗАЦИЯ СИЛОВОГО ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ АЭМ

1 ОБЩИЕ ДАННЫЕ 8

2 НАСОСЫ 1. 1,  1 . 2 .  ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА УПРАВЛЕНИЯ 9

3 НАСОСЫ 2 . 1 ,  г .г .  ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА УПРАВЛЕНИЯ 10

4 ВЕНТИЛЬ 4 - Y 1 . ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА УПРАВЛЕНИЯ 11

5 ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА СИГНАЛИЗАЦИИ 12

А Л Ь Б О М А

NN

ЛИСТОВ

НАИМЕНОВАНИЕ И ОБОЗНАЧЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ 
НАИМЕНОВАНИЕ ЛИСТА СТР,

АВТОМАТИЗАЦИЯ АТМ

1 ОБЩИЕ ДАННЫЕ 13

2 СХЕМА АВТОМАТИЗАЦИИ 14

3 ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ. ИЗМЕРЕНИЕ РАСХОДА ТЕПЛОТЫ . ИЗМЕРЕНИЕ УРОВНЯ. 15

СХЕМА ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ

4 СХЕМА МЕСТНЫХ ЗАМЕРОВ И ИМПУЛЬСНЫХ ПРОВОДОК. НАЧАЛО 16

5 СХЕМА МЕСТНЫХ ЗАМЕРОВ И ИМПУЛЬСНЫХ ПРОВОДОК. ОКОНЧАНИЕ 17

6 ТАБЛИЦА СОЕДИНЕНИЙ ВНЕШНИХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПРОВОДОК 18
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/1ист НаимЕНованиЕ Примечоние

1. Общие донные

2. Питающая с е т ь  380/220В. Схемо  у п р о в л е н и я

в в о д о в  N1 и N2.
3. РаспРЕДЕЛИТЕльная с е т ь  380/220В

Принципиальная о д н о ли н еи н о я  с х е м о .
4 . Ро сполож ение  элЕКТРооБОРУдования, прокладка

к о б е л е й . П лан.
5 . Эл е к т р о о с в е щ е н и е . План.

2s

s
JEосо

m
о
&«I
S
■Л
О

Вед о м о сть  pqboumx ч ер теж ей  о сно вно го  к о м п л е к то Ведомость ссылочных и прилогоемых документов

Обозночение НаимЕНованиЕ Примечоние
Ссылочные документы

5.407-130 Прокладка проводов и кобелей
в полиэтиленовых трубох в про-
изводственных ПОМЕЩЕНИЯХ.

ПРИЛагаЕМЫЕ документы
Т.П.903-4-178.94-ЭМ.СО Спецификоция оборудования Альбом 5
Т.П.903-4-178.94-ЭМ.ВМ Ведомость потребности в моте- Альбом 6

риалах.
Т.П.903-4-178.94-ЭМ.Н1 Перечень проектной документоции Альбом 4

для заказа щитов станции
упровления.

Шкоф 1Ш
Т.П.903-4-178.94-ЗМ.Н2 Технические донные аппаратов. Альбом 4
Т.П.903-4-178.94-ЭМ.НЗ Чертеж общего вида. Альбом 4
Т.П.903-4-178.94-ЭМ.Н4 Схемо ЭЛЕКТРИЧЕСКОЯ СОЕДИНЕНИИ. Альбом 4
Т.П.903-4-178.94-ЭМ.Н5 Перечень нодписеи. Альбом 4

Т е х н и ч е с к и е  р е ш е н и я , п р и н я т ы е  в  н о с т о я ц е м  п р о е к т е  <к о м п л е к т е  

р а б о ч и х  ч е р т е ж е й ) ,  с о о т в е т с т в у ю т  т р е б о в о н и я м  э к о л о г и ч е с к и х , 

с о н и т с р н о - г и г и е н и ч е с к и х , п р о т и в о п о ж а р н ы х  и д р у г и х  н о р м , 

д е й с т в у ю щ и х  н а  т е р р и т о р и и  Р о с с и й с к о й  Фе д е р о ц и и , и  о б е с п е ч и в о ю т  

Б Е з о п а с н у ю  для ж и з н и  и з д о р о в ь я  л ю д е й  э к с л у а т а ц и ю  о б ъ е к т о  

ПРИ  СОБЛЮДЕНИИ ПРЕДУСМОТРЕННЫХ РОБОЧИМИ ЧЕРТЕЖаМИ м е р о п р и я т и и .

#_ш_#___________ i s s i r . ■
Главный инженер проекто К__/Е.И .Писоренко/

Общие указания

Проект розроботон в соответствии с требовониями<
-'Правил устройство электроустоновок', <ПУЭ-85г.>; -'Общесоюзных норм технологического проектировония овторе- 
монтных предприятии', ОНТП-02-86;-'Электротехнических устройств', СНиП 3.05.06-85.

УстановлЕнная мощность э л е к т р о п р и е м н и к о в  24.0кВт , в том ч и с л е  э л е к т р о о с в е щ е н и я - 1.05кВт.РасчЕТная нагрузка-14.4кВт.
По с т е п е н и  н о д еж н о сти  и б е с п е р е б о й н о с т и  э л е к т р о с н о б ж е н и я  

э л е к т р о п р и е м н и к и  ОТНОСЯТСЯ КО 11 КОТЕГОРИИ.НапряжЕниЕ силовых ц е п е и “ 380/220В, ц е п е й  у п р о в л е н и я  220ВДля питания э л е к т р о п р и е м н и к о в  устанавливаЕтся щит станции у п р о в л е н и я  1Ш.РаспРЕДЕЛИТЕльная с е т ь  в ы п о л н я е т с я  к о б е л е м  марки АВВГ на лотках, в п о л и э ти л ен о в ы х  т р у б о х  в  п о л у .Пит станции у п р о в л е н и я  1UJ устанавливаЕтся на к о н с т р у к 
ц и я х , ПРЕДУСМОТРЕННЫХ В СТРОИТЕЛЬНОЙ ЧОСТИ ПРОЕКТО.Трубы для ввода питающих кобелей учтены в строительной части проекто.

Указания по привязке проекто

При  п р и в я з к е  п р о е к т о  н ео б х о д и м о  реш и ть  в о п р о с  в н еш н его  
э л е к т р о с н о б ж е н и я ; в о п ро сы  вывода сигналов на д и с п е ч е р с к и и  
п у н к т  о наличии н о п ря ж ен и я  на вводах 380/220Вj в о п ро сы  
ЗОЗЕМЛЕНИЯ с т р о и т е л ь н о й  к о н с т р у к ц и и  б л о к - м о д ул я  и  н е о б 
х о д и м о ст и  д о п о л н и тел ь н о го  КОНТУРО ЗОЗЕМЛЕНИЯ.

ПРИВЯЗАН

У1ИСТ0В

Т.П 90 3-4-178,94-ЭМ

АВТОМАТИЗИРОВАННЫЙ БЛОЧНО
МОДУЛЬНЫЙ ТЕПЛОВОЙ ПУНКТ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ 1МВт(0.87ГКол/мос)

ОБЩИЕ ДАННЫЕ

Стадия Лист Листов

Формат AS
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Питоние 

380/220В

Н а п Р Я Ж Е Н И Е

н а

в во д е  N1

Нопряжение
н а

вводе N2

ПЕРЕКЛЮМаТЕЛЬ

вводов

Автомотическии

выклюиатЕль

Т рансформаторы 

тока

Р е л е

контроля

напРЯЖЕНИя

Шины
ы к а Ф а

Ш

•fc В схему 

с и г н а л и з а ц и и

Поз. 
овозна
ЧЕНИЕ

НаимЕНованиЕ Кол . Примечоние
На шкафу 1Ш

QS1 Переключотель ППЗ-63/Н2в М3
ИСПОЛНЕНИЕ 2 1

QF1 Выключотель ВА51-31-141.1100-20УХ/13
380В, 50ГЦв 1р=31,5А 1

QF8 ВыключатЕль BA 16-25-140010-20 УX7I4
QF9 Id =16A 2

ТТАЛТВ Трансформатор Т-0.66-5-0.5УЗ
ТТС 1=50/5Ав 50Гц 3
KV1 Реле РЭВ261УЗв 220 В, 50 Гц
KV2 2
PI Счетчик активном энергии 33670j380В 1
HL1 Арматура АЕ325224У2,220 В
HL2 2

Переклю чение  ро бо ч его  питания на ово ри и но е  о с у щ е с т в л я е т с я  пакЕтным выключотелем QS1 типа ППЗ-60/Н2.
Контроль  нопряж ения на вводах о с у щ е с т в л я е т с я  сигнальной 
арматурой и р е л е  к о н тро л я  нопряж ения KV1 и KV2. 

^Контакты р е л е  выводятся на пульт д и сп етч еро в  установка
КОТОРОГО РЕШОЕТСЯ ПРИ ПРИВЯЗКЕ ПРОЕКТа.

Т . П  9 0 3 - 4 - 1 7 8 , 9 4 -Э М

HitM 1ШТО1ИДЯ ЯШ11|Г»У'-!д1!МЯГИИ

ПРИВЯЗАН Нам. о т д , Ласыкие 1АВТОМАТИЗИРОВАННЫЙ БЛОЧНО- 
МОДУЛЬНЫЙ ТЕПЛОВОЙ ПУНКТ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 1МВт(0.87ГКал/час)

Стадия Лист Листов
Гл .спец, Попов- й ??—

Р 2Ве д . инж. Чернявской
Питаю щ ая с е ть  3 8 0 / 2 2 0 В . 

СхЕм а уп р о в л е н и я  
в в о д о в  N1 и N 2 .

Пр о в е р . По п о в а
1 ИНВ. N I Н . контр. СавчЕНко*

S' Формат AS
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РОСПРЕДЕЛИ
ТЕЛЬНОЕ
УСТРОЙСТВО

Аппарат от 
ХОДЯЩЕЙ ли 
нииСввода)
ОБОЗНаЧЕНИЕ
тип 
1ном,А
РаСЦЕПИТЕЛЬ
или плавкая 
вставка,А Уч

ас
то

к 
с

ет
и

 1

Пусковой
аппарат
ОБОЗНаЧЕНИЕ
тип !ном,А
РОСЦЕПИТЕЛЬ
или плавкая 
вставка,А 
уставка тепло
вого РЕЛЕ,А

XI
S1-UIо
хоhОоГУ2»

Ко б е л ь , п р о в о д Т р :убсэ Электроприемник

Sншо
Xоиоал□0

Обоз
home
НИЕ

Мар
ка

Ко ли чес т  
во,число  
жил и СЕ 
ЧЕНИЕ

Д л и
на,м

Обознсче 
ние на 
п л о н е

Д л и
на,м

Об о з
h o m e
НИЕ

Руст
и л и
Рном
к В т

1росч
или
1ном
1пуск

А

НаимЕнованиЕ, 
ТИП,ОБОЗНаЧЕНИЕ 
ЧЕРТЕЖа ПРИНЦИ
пиальнои схемы

' См, п 3ОЕК1 ВНЕШНЕГО Э/1Е1строснавж :ния
1Ш 24,0 27,0

Ввод N1 

(равочии)14,4

QS1
ППЗ-60/Н2 См. п ЭОЕК1 ВНЕШНЕГС ЭЛЕ1строснобж •ния

1Ш 24,0
14,4 27,0

Ввод N2 
<резервны й )

о U

QF1
ВА51-31

100
31,5

т т
Т - 0 , 66УЗ 

50/5 
33670

Ш

380/220В

Б5130-3174
УХ/14
10,5

-
1.1 5 .5 10.5 Насос

СЕТЕВОЙ
(равочий)2 1.1-1 АВВГ 4x2,5 7 1 .1 -  П1.25

1.1- ГЫ.2*
1
2

78.7

Б5130-3074
УХ/14
8 ,6

-
3.1 4.0 8 .6

Насос
ГОРЯЧЕГО

ВОДОСНОБЖЕНИЯ
( робочий)2 3 .1 -1 АВВГ 4x2,5 8 3 .1 -  П1.25

3.1- Пв1.25
2
2

56

QF2
ВА16-25 

16 
16

зх
Р Ш -п -2 0 -0 -
25/220

'А, 0 , 0#

1 2-1 АВВГ 3x2,5 3 2 .1-Пв1.25 2
2 3 .3 15

Печь
ЭЛЕКТРИ

ЧЕСКОЙ“

Б5130-3174
УХ/14
10,5

1.2 5.5 10.5 Насос
СЕТЕВОЙ

( резервны й )2 1.2-1 АВВГ 4x2,5 8 1 .2 -  П1.25
1.2- Пв1.25

2
2

78.7

Б5130-3074 
УХ/14 
8 ,6

-
3 .2 4.0 8 .6

“56

Насос
ГОРЯЧЕГО

ВОДОСНОБЖЕНИЯ
( резервны й )2 3.2 -1 АВВГ 4x2,5 10 3 .2 -  П1.25

3.2- Пв1.25
2
2

QF3
ВА16~25 

16 
6 ,3

ПВ1
5

'А 0#

1 ГР . 1 Учтв  ̂ в раздЕ/ Е ЭЛЕ КТРООСВЕШЕНИЯ, 0 .8 1.9 РаБОЧЕЕ
ОСВЕЩЕНИЕ- лист 5

/
ОСОВ-0.25- 
220/24В

, , 'А , 0 '

1 г р . г Учтв * в розде/Е ЭЛЕ КТРООСВЕЦЕНИЯ,
0.25 Рем онтное

ОСВЕЩЕНИЕ- лист 5
QF4

ВА16-25 
16 

1,0

QF5 "
ВА16-25 
16
0 ,5  , / А , 0 '

1 СКЗ-1 АВВГ 2x2.5 4 СКЗ-1-Пв1.25 1
0 .2

Соединительной
коровка

СКЗ
/ / /

QF6
ВА16-25
О1,®, 5,/А , О-

-
0 .2

Соединительной
коровка

СКЗ2 СКЗ-2 АВВГ 2x2.5 4 СКЗ»2-Пв1.25 1

/ Q F 7 "  
ВА16-25 
16

-
0 .2

Соединительной
Коробко

СК22 СК2-1 АВВГ 2x2.5 7
СК2-П1.25 
СК2-Пв1.25

2
г

QF10 
ВА14-26 

31,5  
6,3

ПитаниЕ
СХЕМЫ УПРОВЛЕНИЯ
и сигнализации 
АЭМ л . 2,3,4,5

У
4-Y1 -

Вен ти ль

соленоидный2 К4 АКВВГ 7x2.5 10

.

По тр еб н о с ть  ко белей  и проводов
длинами

Число И СЕЧ ЕН И Е 
жил

Н а П Р Я Ж Е Н И Е

Марка

АВВГ АКВВГ

2x2.5 15

3x2.5 3
4x2.5 33

7x2.5 10

Потребность  тр у б

Обозночение 
по стандарту

Диометр
по

стандарту
мм

Длино,
м

П25Х2.7 25 9
Пв25х1.5 25 14

ПРИВЯЗАН

HHB.N

~Т.П 9 0 3 - 4 - 1 7 8 ,9 4 - Э М

АВТОМАТИЗИРОВАННЫЙ б л о ч н о -  
м о д у л ь н ы й  т е п л о в о й  П У Н К Т  
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 1МВт<0.87ГКал/час).

[!И?Ш ЧД Я«Т-1!Н!1ЫИ %as
РаспрЕДЕЛИТЕЛьная сеть 380/220В. 
Принципиальная однолинеиноя схено .

Стадия /ист Листов

£6о * Л Г £ - о З  £ Формат AS
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АЛ
ЬБ

ОМ
Г О План на отм. 0.000

3.1-П1.25

{5

Поз. О б о з н о ч е н и е Н а и м Е н о в а н и Е Кол. Примвюние

Злектрооборудовоние

1 Щит станции управления 1В1 1 компл.

2 Коробко соединительная CK2j СКЗ 2
См.ПРОЕМ 

АТМ

3 Ш тепсельноя розетко РШ-П-20-0-25/220 1

Изделия концерно НПО 'Электромонтож'

4 Секция прямая Н/15-П1.87УЗ 8

5 Секция прямая НЛ5-П2.87УЗ 2

6 Секция угловая Н/1-У45УЗ 2

7 Гибкии ввод К1080УЗ 4

Конструкции

8 5.407-130.1-190 Колено в 25 10
МатЕРиалы

9 Трубо полиэтиленовой, ГОСТ 18599-83®,

ПВД-В-ЗП25У 9 М

10 Трубо поливинилхлоридная, ТУ6-19.

215-83 ПВХ-В-ЗП25У 14 М

Розрез Ы

3000

© ©

1. НапРЯХЕНИЕ сети 380/220В с глухим зоземлением неитроли.
2. Распределительной сеть выполнено кобелем морки АВВГ но лотках, в полиэтиле

новых ТРУБОХ В ПОЛУ И ОТКРЫТО В ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫХ ТРУБОХ.
3. Все МЕталичЕСКиЕ части электрооборудовония, нормально не находящиеся под 

НОПРЯЖЕНИЕМ, ЗОНУЛЯЮТСЯ нулевой жилой КОБЕЛЯ.
4. Кобели к робочим и резервным электроприемником проложены на розных лотках.

_
Т . П 9 0 3 - 4 - 1 7 8 . 9 4 - Э М

ПРИВЯЗАН Нач.отд. Ласыкин! ж. АВТОМАТИЗИРОВАННЫЙ БЛОЧНО- 
МОДУЛЬНЫЙ ТЕПЛОВОЙ ПУНКТ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 1МВт<0.87ПСол/чос>

Стадия Лист Листов
Гл .спец. nonoB_J F

Р 4
Вед .инж.

РОСПОЛОЖЕНИЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВОНИЯ

и прокладка кобелей. План.Провер.Попов ̂ J  ..........

1 ИНВ.Ы 1 г п и я я г я  1ДН!тяа т а и
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План на отм. 0.000

Г Р Л - А В В Г - 2 х 2 . 5

7

Уз е л  1

Стояка

£
X
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РазРЕЗ 1-1

Узел 1

1. НапряхЕНИЕ сети 380/220В, у ламп 220В.
2. В ПРОЕКТЕ ПРЕДУСМОТРЕНО РОБОЧЕЕ И РЕМОНТНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ.
3. ПитаНИЕ РОБОЧЕГО ОСВЕЩЕНИЯ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ СО 1ЖОФО Ш  ОТ ОВТОМОТИЧЕСКОГО

выключатЕля QF3, ремонтное- через понижающий тронсформотор.
4. РаСПРЕДЕЛИТЕЛЬНаЯ сеть выполнено кобелем морки АВВГ по лотком, учтенным в

РАЗДЕЛЕ СИЛОВОГО ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ, ЛИСТ 4 И СТРОИТЕЛЬНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ.
5. УпРОВЛЕНИЕ ОСВЕЩЕНИЕМ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПОКЕТНЫМ ВЫКЛЮЧОТЕЛЕМ, УСТОНОВЛЕННЫМ

на ыкофу 1Ш.
6. Для ЗОНУЛЕНИЯ КОРПУСОВ СВЕТИЛЬНИКОВ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ НУЛЕВОЙ жила КОБЕЛЯ и 

НУЛЕВОЙ ПРОВОД.
7. ПоказатЕли осветительной установки» 

ос&ЕцоЕмая площадь-18 k b.mj 
установлЕнная мощность - 1,05 кВт 
число СВЕТИЛЬНИКОВ - 8 UT.

Т , Н . 90 3 - 4 - 1 7 8 , 9 4 - Э М

АВТОМАТИЗИРОВАННЫЙ Б/10ЧНО- 
МОДУЛЬНЫЙ ТЕПЛОВОЙ ПУНКТ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 1НВт(0.87ГКол/иос)

Электроосвещение.
План.
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Ведомость робочих чертеж ей  основного  ком плекто Ведомость  ссылочных и прилогоемых докум ентов Общие указания

Лист НаимЕнованиЕ 1РИМЕЧОНИЕ

1 Общие донные
2 Насосы 1.1,1.2. Принципиальная электрической

схЕма УПРавлЕния.
3 Насосы 3.1,3.2. Принципиальная электрической

схемо упровления.
4 Вентиль 4-Y1. Принципиальная электрическоя

схемо УПРОВЛЕНИЯ.
5 Принципиальная электрическоя схемо сигнали-

зации.

Обозночение НаимЕнованиЕ Примечоние
Прилогоемые документы

903-4-178.94-ЭМ.Н1 Перечень проектной документо- Альбом 4
ции для заказа щитов станции
УПРОВЛЕНИЯ.

Шкаф 1Ш
903-4-178.94-ЭМ.Н2 Технические донные аппаратов. Альбом 4
903-4-178.94-ЭМ.НЗ Чертеж общего вида. Альбом 4
903-4-178.94-ЭМ.Н4 Схемо электрическоя соединении Альбом 4
903-4.-178.94-ЭМ. Н5 Перечень нодписеи. Альбом 4

В автоматичЕСком режиме р е з е р в н ы е  насосы с е т е в о й  и го ряч его  
водоснобж ения  включаются при  подении  довления  в напорном 
ПаТРУБКЕ.

При минимальном у р о в н е  в б о к е  насосы го ряч его  водоснобж ения  
отключаются.

Схемой упровления  вентилем  п редусм о три воется  в автомати- 
ЧЕСКОМ режиме откры тие и зокрытие ЕГО ПО ДавЛЕНИЮ в подпи- 
точнои линии.

Ыкая> 1Ш выполнен и у ч т ен  в  п р о е к т е  марки 'ЭМ#, ведо м о сть  
ссылочных и прилогоемых д о к ум ен то в  п ри в ед ен о  для справок.

Технические решения, принятые в ностояцем проекте К омплекте 
Рабочих чертежей) ,  соответствую т требовониям экологических, 
санитаРно-гигиЕНИЧЕских, противопожарных и д р уги х  норм, 
действующих на территории Российской Федероции, и обеспечивоют 
безопосную для жизни и здоровья людей экслуатацию объекто
ПРИ СОБЛЮДЕНИИ ПРЕДУСМОТРЕННЫХ РОБОЧИМИ ЧЕРТЕЖОМИ МЕРОПРИЯТИЙ.

'__'_________199__г.
Главный инженер пРО ЕКта________ /Е. И, Писоренко /

ПРИВЯЗАН

/истов

Т .П .90 3 - 4 - 1 7 8 . 9 4  -  АЭМ

а в то м а ти зи р о ва н н ы й  б ло ч н о -  
м о д у л ь н ы й  ТЕПЛОВОЙ ПУНКТ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 1НВг(0.87ПСол/чос)

Стодия /ист /истов

ОБЩИЕ ДАННЫЕ © Ж © Ж € ® 0® И
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Диаграмма
ПЕРЕКЛЮЧОТЕЛЯ 1-SA1

УП5311-С225
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рукоятки
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Диаграмма
ПЕРЕКЛюмаТЕля 1 . 1“ SA1, 1 . 2-SA1

УП5311-С225
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Положение
рукоятки
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А-КК1
А-КМ1

1.1-КМ1 3̂
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1
1.2-КМ1 о о 5
5 6

1---- =».

ПитаниЕиз схемы л.5
Кнопки

УПРОВЛЕНИЯ

П е р в о г о

Второго

Р е л е

времени

Реле
ВКЛЮЧЕНИЯ

РЕЗЕРВНОГО
насоса

X
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х
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3ш
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В СХЕМУ 
сигнализации  

л. 5

с

Поз. I
обозно | НаимЕнованиЕ 
чение  1

Кол . Примечоние

Шксф  1Ш <по п р о е к т у  марки ' эм';\

1-К1 Ре л е  П Э -37-22УЗ И220В 50Гц

1 . 1 -К 2
1 .2 -К 2 3

1-КЗ Ре л е  П Э-37-42УЗ И220В 50Гц 1

1-КТ1 Ре л е  PKB11 -4 3 -1 1 1УХУ14 И220В 50Гц 1

1-SA1 Переклю чотель  УП5311-С225

1 .1-SA1

1.2-SA1 3
1-SB1 Выключотель КЕ011УЗП исполн.5 к р о с н . 1

1-SB2 Выключотель КЕО11УЗП исполн.4  ч е р н . 1

1.1-КМ1 Пус ко те ль

Б
51

30
 -3

1
7

4У
ХУ

14

1 .2-КМ1 2
1 .1-КК1 Ре л е  тепловое

1.2-КК1 2
1 .1-FU1 Предо хро н итель

1.2-FU1 2

П и т а н и Е

U 220В, 50Гц

Местное

Автома-

ТИЧЕСКОЕ

шXI
U1
лоа
пЭ>

Xшсш
н
L. <С Xш -
О О а с н 
Xш
о

В СХЕМУ

сигнализации 

л. 5

Схемой предусмотривоется местное, для ремонтно-нолодочныхРОБОТ, И аВТОМаТИЧЕСКОЕ УПРОВЛЕНИЕ РОБОТОМ насосов.
Каждый насос может быть робочим или резервным. Резервный 

насос включоется автоматичЕски при подении довления в напор
ном ПаТРУБКЕ.В СХЕМЕ СОЕДИНЕНИЙ В ОБОЗНОЧЕНИИ ОППОРаТОВ И ЦЕПЕЙ ВМЕСТО
индексо  'А ' простовляется позиция элЕктРопРивода по плану, 
ж Контакт НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ.

Т .ПЭОЗ-4-178.94-АЭМ

ПРИВЯЗАН

UHB.N

ИЗИ. DU.INНоч.отд.
Г Л. СПЕЦ,Зеа■инж.
Провер. Н.контр.

автоматизированный блочно-  
модульный тепловой ПУНКТ 
П Р О И З В О Д И Т ЕЛ Ь Н О С Т Ь !) 1Н В т<0.87Г К о л Л ю с )

Насосы 1.1,1.2. 
Принципиальная электрической 
с х е м о у п р о в л е н и я .

Стадия Диет

р 2

®2®&3<a

Листов

О  & - о З  / о  Формат А2
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Диаграмма
ПЕРЕКЛЮМаТЕЛЯ 3-SA1

УП5311-С225

!

а ?и
* 1

Положение
РУКОЯТКИ

1 0 £

-45е 0" 45е
л п Л п л п л п

1 1 £ X X
£ 3 4 к X

Диаграмма
переклю мотеля 3.1-SA1,3.2-SA1

УП5311-С225

1
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та

Положение
РНКОЯТКИ

Мест. 0 Ает.

-45* 0* 45е
л п л п л п л п

1 1 £ X X
£ э 4 2 2

А-КМ1
М  А-КК1 Г-1
■°----------------------Ъ Г

3.1-КМ1
- _________ V
3 6

1
3.2-КМ1

V
5 6

1-----

ПитаниЕИЗ СХЕМЫ л.5
Кнопки

упровления

Первого

Второго

Ре л е

времени

Ре л е

ВКЛЮЧЕНИЯ
РЕЗЕРВНОГО

X£Оооо01
кXXш
<0оасл
Xс111=t
IIIX
310о

насоса

В СХЕМУ 
сигнализации 

л.5

ш

Поз.овознаЧЕНИЕ НаимЕНОваниЕ Кол, Примечоние
Шкаф Ш  Спо проекту марки #ЭМ#>

3-К1 Реле ПЭ-37-22УЗ И220В 50Гц
3.1-К2
3.2-К2 3
З-КЗ Реле ПЗ-37-42УЗ W220B 50Гц 1 >
3-КТ1 Реле PKB11-43-111УХУ14 М220В 50Гц 1
3-SA1 Переключотель' УП531 -С225
3.1-SA1
3.2-SA1 3
3-SB1 ВыключатЕль КЕ011УЗП исг ч.5 кросн. 1
3-SB2 Выключотель КЕ011УЗП испо. 4 черн. 1
3.1-КМ1 Пускотель SXZB'ТГ"»0со1оо«ч1Л

3.2-КМ1 2
3.1-КК1 Реле тепловое
3.2-КК1 2
3.1-FU1 Предохронитель

23.2-FU1

Питоние

U 220В, 50Гц

Мес тн о е

Автомо-

ТИЧЕСКОЕ

В СХЕМУ 

сигнализации 

л. 5

ш
“ I
5 Б «
а I  «
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шсо

Схемой п р еаусм о тр и в о ется  м ес тн о е , для  рем онтно- нолодочных 
р о б о т , и автоматичЕскоЕ упро вление  роботои  насосов.
Каждый насос может быть рабочим или  резервны м . Резервный 

насос включоется автоматичЕски при подении довления  в напор
ном патрУБКЕ. При минимальном уровне  в боке насосы автомати- 
чески отключаются.

В схеме соединении в обозночении аппаратов'и цепей вместо 
индексо #А# проставляЕТся позиция электроприводо по плану.
* Контакт НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ.

Т . П  9 0 3 - 4 - 1 7 8 , 9 4 - А Э М

изн. KM.W./ИСТ и док.подпись ДАТА
| ПРИВЯЗАН [Нач.отд]Ласыкиа АВТОМАТИЗИРОВАННЫЙ БЛОЧНО- 

МОДУЛЬНЫЙ ТЕПЛОВОЙ ПУНКТ ЛРОИЗВОШОШСТЬВ 1МВт<0.87ГКал/час)
Стадия Лист Листов

|ГЛ. СПЕЦ .1Попоек Р 3г п яШД|£Н1 Е З Ш М  WESSSi
___Г _____ _____■ 1 ( П \ ~  1 Насосы 3 .1,3 .2 . Принципиальная электрическоя СХЕМа у п р о в л е н и я .

--------- 1
® 2 < § Ш З ^ ^ ( § Ш М  1

1 ИНВ.Ы 1 [титаЯ и«я!Н11?Л| ъ ш &

/у
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U 220В, 50 Гц

Поз. 1.1

Поз. 1.2

Поз. 3.1

Поз. 3.2

Поз. 1

Поз. 3

зьошоQ
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0
1
а:х
9ОX
01UXо

аоооо0
1
а.
з
осXэго0

1
I' Uё

Оп р о б о в о н и е

исправности
ламп

Поз. 
о б о зна
Ч Е Н И Е

4НаимЕнованиЕ Кол . Примечоние

Шкоф 1Ш <по проекту марки 'ЭМ')

QF10 Выключотель ВА1 4 -2 6 -1 4 -2 0 УЗ

1р=6. ЗА , И220В 1
К1 Реле П З -3 7 -8 0 У З  И220В 50Гц 1

1 .1-HL1 Армотуро АЕ325221УЗ

1.2-HL1

3.1-HL1

3.2-HL1 4
1-HL1 Армотуро АЕ321221УЗ

3 -H L1 2

SB1 Выключотель КЕ011УЗП исполн. 4 ч е рн . 1

............................... Т ,П  9 0 3 - 4 - 1 7 8 , 94-АЗМ
-изм. кои.ич. ЛИСТ N ДОК. ПОДПИСЬ ЦАТА

ПРИВЯЗАН Нач.отд, Ласыкие АВТОМАТИЗИРОВАННЫЙ БЛОЧНО- 
МОДУЛЬНЫЙ ТЕПЛОВОЙ ПУНКТ 
ПРОИЗВОДМТЕЛЬНОСТЬО 1МВт<0.87ГКал/час)

Стадия Лист Листов
Г л . СПЕЦ. Попов-*е

-----
Р 5

Ве д . инж. Жукевич

Принципиальная электрическоя 
схЕща сигнализации. ®з ®(йх1 ^ 7 @ й@иПр о в е р . Попдв-^ J

ИНВ.Ы Н. контр. СавчЕн^З
- o j  / 3 Формат А2
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ВЕДОМОСТЬ РАБОЧИХ ЧЕРТЕЖЕЙ ОСНОВНОГО КОМПЛЕКТА

ЛИСТ Н А И М Е Н О В А Н И Е ПРИМЕЧАНИЕ

1 ОБЩИЕ ДАННЫЕ

2 СХЕМА АВТОМАТИЗАЦИИ

3 ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ.ИЗМЕРЕНИЕ РАСХОДА ТЕПЛОТЫ.

ИЗМЕРЕНИЕ УРОВНЯ.СХЕМА ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ

4 СХЕМА МЕСТНЫХ ЗАМЕРОВ И

ИМПУЛЬСНЫХ ПРОВОДОК. НАЧАЛО.

5 СХЕМА МЕСТНЫХ ЗАМЕРОВ И

ИМПУЛЬСНЫХ ПРОВОДОК.ОКОНЧАНИЕ.

б ТАБЛИЦА СОЕДИНЕНИЙ ВНЕШНИХ

ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПРОВОДОК

7 ТАБЛИЦА ПОДКЛЮЧЕНИЯ ВНЕШНИХ

ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПРОВОДОК

8 ПЛАН РАСПОЛОЖЕНИЯ

ВЕДОМОСТЬ ССЫЛОЧНЫХ И ПРИЛАГАЕМЫХ ДОКУМЕНТОВ

ОБОЗНАЧЕНИЕ НАИМЕНОВАНИЕ ПРИМЕЧАНИЕ

ССЫЛОЧНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

ТМ 4 -142-87 ТЕРМОМЕТР СТЕКЛЯННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ

В ЗАЩИТНОЙ ОПРАВЕ.УСТАНОВКА

НА ТРУБОПРОВОДЕ D>76MM

ИЛИ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ СТЕНКЕ

ТМ 4 -143-87 ТЕРМОМЕТР СТЕКЛЯННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ

В ЗАЩИТНОЙ ОПРАВЕ.УСТАНОВКА

НА ТРУБОПРОВОДЕ В 45. . .57ММ
ТМ 4-144-87 ТЕРМОМЕТР СТЕКЛЯННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ

В ЗАЩИТНОЙ ОПРАВЕ.УСТАНОВКА

НА ТРУБОПРОВОДЕ Ь М . .  . 38ММ

ТМ 4-172-87 ТЕРМОМЕТР МАНОМЕТРИЧЕСКИЙ

УСТАНОВКА ТЕРМОБАЛЛОНА

НА ТРУБОПРОВОДЕ В>76ММ

ТМ 4-512-91 МАНОМЕТР.. .УСТАНОВКА НА

• ТРУБОПРОВОДЕ

З К 4 -2 8 2 .10-90 ОТБОРНОЕ УСТРОЙСТВО ДАВЛЕНИЯ

УСТАНОВКА НА ТРУБОПРОВОДЕ

ТМ 4-499-89 ДАТЧИК РЕЛЕ УРОВНЯ РОС-301.

УСТАНОВКА НА РЕЗЕРВУАРЕ

ТМ 4-416-84 КОРОБКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ КС

УСТАНОВКА НА КОНСТРУКЦИЯХ

ТМ4-2054-92 ТЕРМОМЕТР МАНОМЕТРИЧЕСКИЙ

УСТАНОВКА НА СТЕНЕ

ТМ 4-456-89 ТЕРМОМЕТР МАНОМЕТРИЧЕСКИЙ

УСТАНОВКА НА ПОЛУ

ВЕДОМОСТЬ ССЫЛОЧНЫХ И ПРИЛАГАЕМЫХ ДОКУМЕНТОВ

ОБОЗНАЧЕНИЕ НАИМЕНОВАНИЕ ПРИМЕЧАНИЕ

ПРИЛАГАЕМЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Т .П . 9 0 3 -4 -1 7 8 .94-АТМ .С01 СПЕЦИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

Т . П . 9 0 3 -4 -1 7 8 .94-АТМ .ВМ ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ

ЧЕРТЕЖИ ТИПОВЫХ КОНСТРУКЦИИ 'ТМ 4 ','ТК З ', 'ЗК4' РАЗРАБОТАНЫ НПО 
'МОНТ АЖАВТОМ АТИК А ' .

ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ , ПРИНЯТЫЕ В НАСТОЯЩЕМ ПРОЕКТЕ < КОМПЛЕКТЕ 
РАБОЧИХ ЧЕРТЕЖЕЙ> , СООТВЕТСТВУЮТ ТРЕБОВАНИЯМ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ , 
САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИХ , ПРОТИВОПОЖАРНЫХ И Д Р УГИ Х  НОРМ , 
ДЕЙСТВУЮЩИХ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ , И ОБЕСПЕЧИВАЮТ 
БЕЗОПАСНУЮ Д ЛЯ  ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЯ ЛЮДЕЙ ЭКСПЛУАТАЦИЮ ОБЬЕКТА 
ПРИ СОБЛЮДЕНИИ ПРЕДУСМОТРЕННЫХ РАБОЧИМИ ЧЕРТЕЖАМИ МЕРОПРИЯТИЙ.

_________ _______1994 г ,

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА _ Й 5 И Е.И.ПИСАРЕНКО

HHB.N

ИЗМ. ХШ1.УЧ ЛИ СТ N ДОК.

НАЧ.ОТД. НЕПОМНЯЩИЙ
Г Л .С П Е Ц . СОКОЛИН

1н. к о н т р . 1р ы к о в

ПРИВЯЗАН

Листов

Т . П  . 9 0 3 - 4 - 1 7 8 , 9 4 - А Т М

I M S

АВТОМАТИЗИРОВАННЫЙ БЛОЧНО
МОДУЛЬНЫЙ ТЕПЛОВОЙ ПУНКТ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 1НВт(0.87ГКол/чос)

ОБЩИЕ ДАННЫЕ

Стодия Лист Листов

в

/ у Формат А2
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10 4 8 8 1 9 УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ ТРУБОПРОВОДОВ

н х э

\ /

3.4м

^  Т13
ИЗ СИСТЕМЫ ЦТС

"► тз
В СИСТЕМУ ГВ

—  Т1 3 — ТРУБОПРОВОД ИЗ СИСТЕМЫ ЦТС

_ T 2 1 « ™ ТРУБОПРОВОД В СИСТЕМУ ЦТС

“ ТЗ — ТРУБОПРОВОД ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ПРЯМОЙ

“  T4 — ТРУБОПРОВОД ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ОБРАТНЫЙ

— " ЛС/ваашшя ТРУБОПРОВОД В СИСТЕМУ ОВ

“  В1 — ТРУБОПРОВОД ИЗ ХОЗ. ПИТЬЕВОГО ВОДОПРОВОДА

_ Т 2 3  — ТРУБОПРОВОД ИЗ СИСТЕМЫ ОВ

60 °с
Т21

ф◄ Т4

В СИСТЕМУ ЦТС

ИЗ СИСТЕМЫ ГВ

15 ОС

ЭМ /W

- ® ^ х ь Ч Х }

ч /

4  В1

Н Х Ь -

Т16

ИЗ ХОЗ.ВОДОПРОВОДА

В СИСТЕМУ ОВ

V— I X :  I 4  Т23 ИЗ СИСТЕМЫ ОВ

Ч /

13 28 12

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

8  11 1. СХЕМА ВЫПОЛНЕНА НА ОСНОВАНИИ ЧЕРТ. МАРКИ ТМ.

2 . ОТ -  ПЕРВИЧНЫЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ТЕПЛОСЧЕТЧИКА,
QQ -  ВТОРИЧНЫЙ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ТЕПЛОСЧЕТЧИКА

Т . П 9 0 3 - 4 - 1 7 8 . 9 4 - А Т М

АВТОМАТИЗИРОВАННЫЙ БЛОЧНО- 
МОДУЛЬНЫЙ ТЕПЛОВОЙ ПУНКТ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 1ИВт(0 ■ 87ГКОЛ/ЧОС)

СХЕМА АВТОМАТИЗАЦИИ

С т а д и я !  Л и с т  Л и с т о в

® @ ® Ю а / » © В @ № )

Формат А2
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17

8,
94

 
АЛ

ЬБ
ОМ

 3 ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ < СМ. ПРИМЕЧАНИЕ П .1 )

ШИТ 1Ш

(СМ .ЧЕРТ. МАРКИ 

АЭМ >

ПОЗИЦИЯ

ТИП

НАПРЯЖЕНИЕ , В

МОЩНОСТЬ. В А

МЕСТО УСТАНОВКИ

в в о л

ПИТАНИЯ

31в згв
UTC-1

г г о

45 2X15=30

ЩИТ 1Ш

40г

РОС-301

12

ПО МЕСТУ

ДИАГРАММА ЗАМЫКАНИЯ КОНТАКТОВ 
РОС-301 ПОЗ.40Г

15
ПОЗИИИОНН,
ОБОЗНАЧЕН,

а и,31Б,

т * .

Э2Б

40А

40Г,

31В, 32 В

Н А И М Е Н О В А Н И Е

АППАРАТУРА ПО МЕСТУ

ПЕРВИЧНЫЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ПП7 *

ДАТЧИК Д(РОС-301)

ПЕРЕДАЮЩИЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ЛДР(РОС-301)

ВТОРИЧНЫЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ИВПб

КОЛ ПРИМЕЧАНИЕ

Изм ерен и е  т е п л о т ы  в  с и с те м е__________ ;__________________________________________________ :-------------- -------- ---------
ЦТС ОВ

ПРЯМОЙ ТРУБОПРОВОД 1 ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ 1 ОБРАТНЫЙ ТРУБОПРОВОД ПРЯМОЙ ТРУБОПРОВОД 1 ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ | ОБРАТНЫЙ ТРУБОПРОВОД “

31А
Х/1

<4г

Х/2

х / з
<<$•

Х/4

Х/5
< « г

Х/6
< £ -

Х/7

<«S-
Х/8

31301 Х1/1

31302

31303

31304

3130Э

31306

31307

31308

31В

XI/2

Х1/3
— »

Х1/4 
---------»

X I/5
--------5*>

Х1/6
---------

X I/7
--------Я

XI/8
---------

Х2/Ю Э1310 х/а^

< < -

31309 Х/1

х а / и

x e / i a

х а / 1 3

< < -
Х2/14

<<£-
Х2/15

31Б

31311 х / з

31312 Х/4

31313 Х/5

31314 Х/6

31315 Х/7

Х2/16 31316 Х/8

32А

<<г

< < -

<<£-

Х/2

32301

32302

х / з 32303

Х / 4 32304

Х/5 32305

Х/6 32306

Х/7 32307

Х/8 32308

32В

Х1/2

Х1/3

X I/4
--------Ы>

Х1/5 
---------»

Х1/6
------- 5Н

Х1/7
—

Х1/8
------

Х2/10 3g310 Х/2^

х г / и

х г / 1 3

< 6
х г / 1 5

х г /1 6

32309

32311

32313

32315

32316

32Б

Х/З

Х8/1г 32312 Х/4.

Х/5

Х2/14 32314 х/6„

Х/7

Х/8

-5 »

1, ЭЛЕКТРОАППАРАТУРА СХЕМЫ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ УСТАНАВЛИВАЕТСЯ В 
ЩИТЕ 1Ш,ПРЕДУСМОТРЕННОМ ПО ЧЕРТ.МАРКИ ЭМ.

ЗМЛ

803 Х5/29 ^

г г о в , 5 0 г ц
802 Х5/30 3>>

ЗМЛ

Х4/25+
< К -

Х4/26- 
<&г

805 Х5/2h
220В, 50 Гц

802 Х5/30

Х4/25+
< je

Х4/26-
< к - и з м . ш .и ч .

ПРИВЯЗАН

MHB.N

НАЧ.ОТД.
ГЛ.СПЕЦ.

РАЗРАБОТАЛ
ПРОВЕРИЛ
Н.КОНТР. 1РЫКОВ

ЛИСТ N ДОК.
НЕПОМНЯЩИЙ
СОКОЛИН

КАНЕВСКАЯ
СОКОЛИН

ПОД! ДАТА

Т .П .90 3 - 4 - 1 7 8 . 9 4 -А Т М

АВТОМАТИЗИРОВАННЫЙ БЛОЧНО- 
МОДУЛЬНЫЙ ТЕПЛОВОЙ ПУНКТ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 1МВт(0.87ГКОЛ/ЧОС)

Э Л ЕК Т Р О П И ТА Н И Е. ИЗМ ЕРЕН ИЕ Р АС ХО Д А ТЕПЛОТЫ  

И З М Е Р Е Н И Е  У Р О В Н Я .С Х Е М А  П Р И Н Ц И П И А Л Ь Н А Я

С т о д и я Л и с т Л и с т о в

# 3  / 6  Формот as
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C D  
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CTs

G O

v—I
I

'v T
I

C D
<a>
crs

c =

РИСУНОК позиция

НАИМЕНОВАНИЕ ИЗМЕРЯЕМОГО 
ПАРАМЕТРА. СРЕДА. МЕСТО 
УСТАНОВКИ ПЕРВИЧНОГО 
ПРИБОРА ИЛИ УСТРОЙСТВА

ОБОЗНАЧЕНИЕ
ЧЕРТЕЖА
УСТАНОВКИ

ТРУБА

НОМЕР МАРКА,
ДИАМЕТР

ДУШНА
М

ПРИМЕЧАНИЕ

©

1
<2ШТ>

4
C3U1T)

5

ТЕМПЕРАТУРА

ВОДЫ В СИСТЕМУ ЦТС 
ИЗ СИСТЕМЫ ов

НАГРЕВАЕМОЙ ВОДЫ ПЕРЕД АПП.2 
НАГРЕВАЕМОЙ ВОДЫ ПОСЛЕ АПП.2 
ГРЕЮЩЕЙ ВОДЫ ПОСЛЕ АПП.2

ГРЕЮЩЕЙ ВОДЫ ДО АПП.2

ТМ 4-142-87, 
У1,РИС.1

6

7

ИСХОДНОЙ ВОДЫ 

ВОДЫ ИЗ СИСТЕМЫ ГВ

ТМ4-143-87 
У1,РИС.1

8 ВОДЫ В АПП.6 ТМ 4-142-87 
У1,РИС.1

9
<4ЫТ>

НАГРЕВАЕМОЙ ВОДЫ ДО И 
И ПОСЛЕ АПП.4 
ГРЕЮЩЕЙ ВОДЫ ДО И 
ПОСЛЕ АПП.4

ТМ4-142-87 
у 1 ,р и с .2

10

14

ГРЕЮЩЕЙ ВОДЫ ПЕРЕД АПП.5 

ГРЕЮЩЕЙ ВОДЫ ПОСЛЕ АПП.5

ТМ4-144-87 
УЗ,РИ С.1

с

с

5
КАПИЛЛЯР

2о
За

П о

Н б
Зб

11б

ВОДЫ ИЗ СИСТЕМЫ ЦТС 
ВОДЫ В СИСТЕМУ ОВ 
НАГРЕВАЕМОЙ ВОДЫ ПОСЛЕ АПП.5

ТМ4-172-87 
У5,РИС.1

4 .ОН 

?
\  ТМ4-456-89 
! иМ4-Й054-92)

с

■

КАПИЛЛЯР

12о
13о

12б
13б

РЕГУЛИРОВАНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ

ВОДЫ ПОСЛЕ АПП.2 
ВОДЫ ПОСЛЕ АПП.5

УСТАНАВЛИВАЕТСЯ 
ПО ЧЕРТ.МАРКИ 

ТМ
4.0м

[

1.6-70У
\ ^ К 4 -2 7 4 .10-90 

( )̂

16
<ЗШТ>

19
<5ЫТ>

23
СЗШТ)

27

ДАВЛЕНИЕ

ВОДЫ В СИСТЕМУ ЦТС 
ИСХОДНОЙ ВОДЫ
В СИСТЕМЕ ЦИРКУЛЯЦИОННОГО ГВ

ВОДЫ ИЗ СИСТЕМЫ ОВ
ВОДЫ НА ВСАСЕ НАСОСОВ 1/1,2
ВОДЫ НА ВСАСЕ НАСОСОВ 3/1,2

ВОДЫ ПЕРЕД АПП.2 
ВОДЫ ПЕРЕД АПП.4 
ВОДЫ ПОСЛЕ АПП.5

НАГРЕВАЕМАЯ ВОДА ПОСЛЕ АПП.4

ТМ4-512-91
У2

-

1 6

ПОЗИЦИОННОЕ
ОБОЗНАЧЕНИЕ НАИМЕНОВАНИЕ КОЛ. ПРИМЕЧАНИЕ

ОТБОРНЫЕ УСТРОЙСТВА

1 1.6-70У ЗК4-274.10-90 12
ЗАКАЗЫВАЮТСЯ

г 1.6-225У ЗК 4-274.10-90 4 ТО ЧЕРТЕЖАМ

3 16-200 ЗК4-281.10-90 6 4АРКИ ТМ

4 ОБВЯЗКА 0П-Ю 9 Т У 3 6 -1759-84 5

5 ТРУБА 14852-10 ГОСТ 8734-75 25

1. ПОЗИЦИИ ПРИБОРОВ ДАШ ПО СПЕЦИФИКАЦИИ Т,П,903-4-178.94-АТН.С01 ( АЛЬБОМ 5 )

2. ж В СКОБКАХ ДАН УСТАНОВОЧНЫЙ ЧЕРТЕЖ ДЛЯ ПОЗ. 11б .

Т . П  9 0 3 - 4 - 1 7 8 , 94-АТМ

[ТН!Я ffTTfl fiTlfi'il flftM ВГСПШЯя з и
ПРИВЯЗАН тш*\1Ш\\'М&тымям£9АВТОМАТИЗИРОВАННЫЙ БЛОЧНО- 

МОДУЛЬНЫЙ ТЕПЛОВОЙ ПУНКТ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ» 1МВт(0.87ГКол/час)

С т а д и я Л и с т Л и с т о в

В Я 3 5 Я И И И Ш Ш 1 р 4

РАЗРАБОТАЛ f------ СХЕМА МЕСТНЫХ ЗАМЕРОВ И 
ИМПУЛЬСНЫХ ПРОВОДОК. 

НАЧАЛО
ПРОВЕРИЛ СОКОЛИН 7------

1 ИНВ.Ы 1 Н. КОНТР. РЫКОВ
Формат АЙ



FZ

НАИМЕНОВАНИЕ ИЗМЕРЯЕМОГО ОБОЗНАЧЕНИЕ
ЧЕРТЕЖА
УСТАНОВКИ

ТРУБА

р и с и н о к п о з и ц и я
ПАРАМЕТРА. СРЕДА. МЕСТО
Устано вки  первичного
ПРИБОРА ИЛИ УСТРОЙСТВА

НОМЕР МАРКА, 
ДИАМЕТР

ДЛИНА
м

ПРИМЕЧАНИЕ

РАСХОД КОЛИЧЕСТВА ТЕПЛОТЫ

31а ВОДЫ ИЗ СИСТЕМЫ ЦТС ПО ЧЕРТ.МАРКИ 
ТМ

W
32а ВОДЫ В СИСТЕМУ ОВ

РАСХОД

( г З ч
33 ВОДЫ В СИСТЕМУ ОВ

ПО ЧЕРТ.МАРКИ 
ТМ4 >----/ 34 ВОДЫ В ЦИРКУЛЯЦИОННОМ 

ТРУБОПРОВОДЕ

35 ВОДЫ В  СИСТЕМУ г в

36 ИСХОДНОЙ в о д ы

Т . П  . 9 0 3 - 4 - 1 7 8 , 94-АТМ

изм. КШ1.ВЧ. ЛИСТ я док. подпись 'ДАТА
ПРИВЯЗАН АВТОМАТИЗИРОВАННЫЙ БЛОЧНО- 

МОДУЛЬНЫЙ ТЕПЛОВОЙ ПУНКТ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 1МВт(0.87ГКол/час>

Стадия Лист Л истов
Г Л .С П Е Ц , СОКОЛИН = Я £ Р 5

, 0 . л»

РАЗРАБОТАЛ КАНЕВСКАЯ г СХЕМА МЕСТНЫХ ЗАМЕРОВ И 
ИМПУЛЬСНЫХ ПРОВОДОК , 

ОКОНЧАНИЕ
-  w  л  Я

- ПРОВЕРИЛ СОКОЛИН
1 и н в .ы  1 Н .К О Н ТР . РЫКОВ -

Ц &-О л£?~<>3 /3 Формат AS



Т.
П

.9
03

-4
-1

78
,9

4 
АЛ

ЬБ
ОМ

 3
ТАБЛИЦА ПОДКЛЮЧЕНИЯ ВНЕШНИХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПРОВОДОК

КАБЕЛЬ,

ЖГУТ,

ТРУБ*

НАПРАВЛЕНИЕ

ОТКУДА КУДА

1

2

3

4 

6

6

7 

6

9

10 

И  
12 

1 3

131А 
I
!31Б
I
132 А
I
!32Б
I
140А
I
129
I
126
!
126
I
140Г
1
121
1
122
1
132В
1
131В 

J-------

НАПРАВЛЕНИЕ 
ПО ПЛАНАМ 

РАСПОЛОЖЕ
НИЯ

к а б е л ь«ПРОВОД

МАРКА
ЧИСЛО ЖИЛ,

ОЕЧЕНИЕ

ДЛИНА>

ПРОЕК
ТИР,

♦АК-
т и ч .

ТРУБА

МАРКА,
ДИАМЕТР

ДЛИНА

М

131В 1 1 кво (20 1 1 1 1 (КАБЕЛЬ
1 1 1 1 1 1 1ЛОСТАВЛЯЕТС
(31В 1 I кво (20 1 1 1 1 (КОМПЛЕКТНО
1 » 1 1 I 1 10 ПОЗ, 31В
132В 1 1КВО 120 1 1 1 1 1 32В
1 1 1 1 I 1 1 1
132В 1 (КВО 120 I 1 1 1 1 ■
1 1 1 1 1 1 Г 1
140Г 1 1ВРГ 2*1.0 16 1 I I ТМ4-499-69
1 1 1 1 1 1 1 1 У
ICK1 ! 1ВРГ 3*1,0 16 » 1 I 1 1 ТМ4«*416-67

1 1 1 1 1 1 1 1
ICK1 1 1ВРГ 2*1,0 16 1 1 Г 1 ТК4-416-67
1 1 1 1 1 1 » 1 1
1СКГ1 1ВРГ 2*1,0 16 1 1 1 1 1 ТМ4-416—67
1 1 1 1 1 1 1 1 1
1СКД I 1КВВГ 4*1,0 16 1 1 1 1 1 ТМ4-416-67
( | 1 1 1 1 » 1 1
1СК2 1 1КВВГ 4*1,0 16 1 1 1 1 1 ТМ4-416-67
1 ! 1 Г I I I 1
ICKg ( 1КВВГ 4*1,0 15 ! , 1 1 1 1 ТМ4**416—67
1 1 1 1 1 ! 1 1
I СКЗ ! (ВРГ 2*1,0 13 1 * 1 1 ТМ4-416-67
1 1 1 1 1 1 I
(СКЗ ( (ВРГ 2*1,0 (3 1 1 1 1 ( ТМ4Р.416-67
J-------_____1___________ 1----- — _J____ .1.- __________ 1_______ 1__-J_________

иэ-
МБ-
РЕ-
НИЕ

ЧЕРТЕЖ

УСТАНОВКИ

ОБОЗНА
ЧЕНИЕ
КОРОБКИ

НАИМЕНОВАНИЕ
И

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
ТИП

КОЛИЧЕСТВО ПО ПРОЕКТУ

ЗАЖИМОВ ВВОДОВ

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВВрДОВ

И КАБЕЛЯ САЛЬНИК

СК2 (КОРОБКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ТУ36.22.19.06-006 
1-63 JP44

СК1

скз

КОРОБКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ТУЭб^гй.19.06-006 
-63 JP44

КОРОБКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ТУЗб^ЙЙ.19,06-006 
-63 JP44

КС-20У2 1 20

КС-20У2

КС-20У2

20

20
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МАРКИРОВКА КЛЕММНИКОВ СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК И ПРОМКЛЕММНИKQB

1 6 1 ВКУ2-16
1 7 1 ВКУ2—16
1 6 1 ВКУ2-22
1 — 1 ВКУЙ—12
1 т 1 ВКУ2-12
1 т - 1 ВКУ2-Э2
1 1
1 9 1 ВКУ2-16
1 10 1 ВКУ2-16
( 11 1 ВКУ2-22
1 т* ( ВКУ2-12
1 т 1 ВКУ2-12
1 т 1 ВКУ2-32
1 12 I ВКУ2-16
f 13 1 ВКУ2-16
i т * 1 ВКУ2-22
1 ■V» ' 1 ВКУ2-12
1 1 ВКУ2-12

- ВКУ2-32

, ..............  - . *
КОН- 1
ТАКТЫ1 - ____

М А Р К и Р О В К А П Р О В О 1 д н И К с) В 1КАЗНА-ft и B lu m
XT 1 1 1 . 2  1 3. 1 4 ! 6 ! 6 ! . 7 | в  V 9 , 1 >0 , *  .1 ,

СК2 ( 4
•

1

ХТ1 607 602 3-3 3 - 4 1-13 1 - 5 1-17 1 * 6
СК1 *

ХТ1 ~ 4 - 1 4 - 2 3-13 З г 5 3-17 3-5

СКЗ •

ХТ1 606 602 602 603 •

1.ПОЗИЦИИ ПРИБОРОВ ДАНЫ ПО СПЕЦИФИКАЦИИТ.П.903-4-178.94-ATM.CQ1 (АЛЬБОМ 5 >
2. МОНТАЖ ПРИБОРОВ И СРЕДСТВ АВТОМАТИЗАЦИИ ВЫПОЛНИТЬ СОГЛАСНО СНиП 3.05.07-85, 
МОНТАЖ КАБЕЛЕЙ - СОГЛАСНО СНиП 3.05.06-85.
3. ДЛИНЫ.КАБЕЛЕЙ ДАНЫ С УЧЕТОМ Ь/ НАДБАВКИ НА ИЗГИБЫ,ПОВОРОТЫ И ОТХОДЫ
4. МОНТАЖ ЗАЩИТНОГО ЗАНУЛЕНИЯ ВЫПОЛНИТЬ СОГЛАСНО ПУЗ.
5. КАБЕЛИ ВЕСТИ В ЗАЩИТНЫХ ТРУБАХ ДИАМЕТРОМ 20*2.5 ПО ГОСТ 3262-75

ПРИВЯЗАН

HHB.N

18

Позиционное
ОБОЗНОЦЕНИЕ Н А И М Е Н О В А Н И Е Кол Примечоние

•КАБЕЛЬ КОНТРОЛЬНЫЙ ГОСТ 1508-78Е

1 КВВГ 4*1.0 15 М

г АКВВГ 4*2.5 15 М

КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ Г0СТ433-73

3 ВРГ 2*1.0 21 М

4 ВРГ 3*1.0 5 М

5 КАБЕЛЬ ВЫСОКОЧАСТОТНЫЙ КСВ 80 М

КОРОБКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ТУ3 6 .2 5 6 6 -Й З  * •

6 •КС-20У2 3

7 ТРУБА ГОСТ 3262-75 20*2.5 60 М

.

8 ТРУБА 16*3-6 ГОСТ 9941-90 1 м ДЛЯ УДЛИНЕНИЯ 
"  ЭЛЕКТРОДА РОС-301

МАРКИРОВКА КИЛ КАБЕЛЯ

НОМЕР ! КОЛ-ВО!
КАБЕЛЯ! РАБОЧ.! МАРКИРОВКА ЖИЛ КАБЕЛЯ
. . .  .1 ЖИЛ 1 • ..............

1 16 (31301 131302 131303 131304 131306
1 (31306 131307 131306 1 1

2 16 131309 131310 (31311 131312 131313
1 131314 131316 131316 1

3 16 132301 132302 132303 132304 132306
1 132306 132307 132306 1 1

4 16 132309 132310 132311 132312 132313
1 132314 132316 132316 1 1

6 12 140301 140302 1 1 1

6 13 И 14-1 14-2 1 1

7 12 . 13-13 13-5 I 1

6 12 13-17 13-5 1 1

9 14 1607 1602 13-3 |3-4 1

10 12 11-13 11-5 1 1 1

11 12 11-17 U - 5 1 1 1

12 12 1605 1602 1 1

13 13 1603 1602 1 1 1

ИЗИ. KM.W.
НАЧ.ОТД.
ГЛ .С П ЕЦ .

РАЗРАБОТАЛ

ПРОВЕРИЛ
Н.КОНТР.

Л И С ТИ  ДОК
НЕПОМНЯЩИЙ
СОКОЛИН

КАНЕВСКАЯ

СОКОЛИН
РЫКОВ

ПОДПИСЬ йата

Т . П Э 0 3 - 4 - 1 7 8 . 9 4 - А Т М

АВТОМАТИЗИРОВАННЫЙ БЛОЧНО
МОДУЛЬНЫЙ ТЕПЛОВОЙ ПУНКТ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 1НВт(0.87ГКо/|/иас)
ТАБЛИЦА СОЕДИНЕНИЙ ВНЕШНИХ 
ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПРОВОДОК

i j a c j S f - o S  7 Ж

С т а д и я Л и с т Л и с т о в

® g® [M l/W ® B® K]

Формат А2
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ПЛАН НА ОТМ.  0,000.

СМ.ЧЕРТ.МАРКИ ЗМ 2.450

УЗ ЕЛ  1

|скн
СМ.ЧЕРТ.МАРКИ ЗМ.АЭМ

ПРИВЯЗАН

H H B . N

Щ
ПОЗ ОБОЗНАЧЕНИЕ НАИМЕНОВАНИЕ КО Л ПРИМЕЧАНИЕ

ПЕРФОИЗДЕЛИЯ ТУ Зв-1113-84

1 ЛОТОК ЛП 145 6

2 УУГОЛЬНИК УП 145 2

3 ПРОФИЛЬ nZ2000 5

4 ПОЛОСА ППЗО 3

5 ПОЛОСА ПП40 2

6 УГОЛОК УП35К35 3

7 КРОНШТЕЙН 90*90*1 ТК4 1004-91 1

8 ПОДСТАВКА ППК-1 ТУ 36-1227-84 2

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

0Б03НАЧ. НАИМЕНОВАНИЕ

« ДАТЧИК , ОТБОРНОЕ УСТРОЙСТВО

О КОРОБКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ

в ПРИБОР , ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ МЕХАНИЗМ

—
ПРОВОДКА УХОДИТ НА БОЛЕЕ ВЫСОКУЮ ИЛИ НИЗКУЮ 
ОТМЕТКУ, ОХВАТЫВАЕМУЮ ДАННЫМ ПЛАНОМ

_ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПРОВОДКА ИЛИ ПОТОК 
ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПРОВОДОК

ИМПУЛЬСНАЯ ПРОВОДКА

1. ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ВЫПОЛНЕНА В СООТВЕТСТВИИ С ЧЕРТЕЖАМИ 
МАРКИ ТМ , СТРОИТЕЛЬНАЯ -  МАРКИ АР.
2. ПОЗИЦИИ ПРИБОРОВ, НУМЕРАЦИЯ И ТИП КАБЕЛЕЙ СООТВЕТСТВУЮТ СХЕМЕ МЕСТНЫХ ЗАМЕРОВ 
<Л.5> И ТАБЛИЦЕ СОЕДИНЕНИЙ ВНЕШНИХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПРОВОДОК <Л.6>.

3 . ПОД ПОЛКОЙ ЛИНИИ ВЫНОСКИ МОНТАЖНЫХ МАТЕРИАЛОВ И ИЗДЕЛИИ 
В ПРЯМОУГОЛЬНИКАХ УКАЗАНЫ НОМЕРА КАБЕЛЕЙ .

4 . МОНТАЖ ПРИБОРОВ И СРЕДСТВ АВТОМАТИЗАЦИИ ВЫПОЛНИТЬ СОГЛАСНО 
СНИП 3 .0 5 .0 7 -8 5  , МОНТАЖ КАБЕЛЕЙ -  СНИП 3 .0 5 .0 6 -8 5  .

5 . МОНТАЖ СРЕДСТВ КИП И А ВЫПОЛНЯЕТСЯ ПОСЛЕ МОНТАЖА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ И ТРУБОПРОВОДОВ.

6 .  РАЗМЕЩЕНИЕ СРЕДСТВ КИП И А УТОЧНЯЕТСЯ ПРИ МОНТАЖЕ.

7. КАПИЛЛЯРЫ МАНОМЕТРИЧЕСКИХ ТЕРМОМЕТРОВ (П03.2Б,ЗБ,ПБ>ПР0Л0ЖИТЬ СОВМЕСТНО С
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМИ ТРУБОПРОВОДАМИ. ч

и з м . кол.ич

Н А Ч .О ТД .

Г Л .С П Е Ц .

РАЗРАБОТАЛ

ПРОВЕРИЛ

Н.КОНТР.

ЛИСТ N ДОК.

НЕПОМНЯЩИЙ

СОКОЛИН

КАНЕВСКАЯ

СОКОЛИН
РЫКОВ

ПОДПИСИ ДАТА

Т .П .90 3 - 4 - 1 7 8 . 9 4 -А Т М

АВТОМАТИЗИРОВАННЫЙ БЛОЧНО- 
МОДУЛЬНЫЙ ТЕПЛОВОЙ ПУНКТ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 1МВт(0,87ГКол/час)

ПЛАН РАСПОЛОЖЕНИЯ

С т а д и я  Л и с т  Л и с т о в
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Формат Ай

Типовой проект 903-4-178.94

http://files.stroyinf.ru/Index2/1/4293819/4293819081.htm

