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407-03-537.89
СХЕМЫ И НИЗКОВОЛЬТНЫЕ КОМПЛЕКТНЫЕ УСТРОЙСТВА 

ЗАШИТЫ ШИН 35-220 кВ И УРОВ 110-2 20 кВ С ОДИНОЧНОЙ 
СЕКЦИОНИРОВАННОЙ СИСТЕМОЙ ШИН
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Ведомость рабочих чертежей основного комплекта марки ЭЗ

постов Наименование листа Стра
ница

1 Общие данные 2

2

Принципиальная схема дифференциальной токовой защиты 
одной рабочей секционированной выключателем системы 
шин 110-220кВ (Т Г  с одинаковыми Hj). (Начало) 

Поясняющая схема а 
Перечень элементов 
Примечания

3

3

Принципиальная схема дифференциальной тоновой защиты 
одной рабочей секционированной выключателем системы 
шин 110-220кВ (Т Т  с одинаковыми H j). (Продолжение) 

Цепи переменного тока 
Цепи напряжения

Ц

Ц

Принципиальная схема дифференциальной токовой Ващиты 
одной рабочей секционированной выключателем системы 
шин 110-220кВ (Т Т  с одинаковыми M j). (Продолжение) 

Цепи оперативного постоянного тока 
Выходные цепи (Начало)

5

5

Принципиальная схема дифференциальной токовой защиты 
одной рабочей секционированной выключателем системы 
шин 1Ю-220кВ (Т Т с  одинаковыми K j). ( Окончание.) 

Выходные цепи (Окончание)
Цепи сигнализации

6

6

Принципиальная схема дифференциальной токовой защиты 
одной рабочей секционированной выключателем системы 
шин 110-220кВ (Т Т  с разными К г ). (Начало) 

Поясняющая схема „
Перечень элементов 
Примечания

7

7

Принципиальная схема дифференциальной токовой защиты 
одной рабочей секционированной выключателем системы 
шин 110-220кВ (Т Т  с разными Hj). (Продолжение)

Цепи переменного тока 
Цепи напряжения

8

8

Принципиальная схема дифференциальной токовой защиты 
одной рабочей секционированной выключателем системы 
шин 110-220нВ (Т Т  с разными K j). (Продолжение)

Цепи оперативного постоянного тока 
Выходные цепи. (Начало)

9

. 9

Принципиальная схема дифференциальной токовой защиты 
одной рабочей секционированной выключателем системы 
шин 110-220кВ (Т Т  с разными K j) ( Окончание) 

Выходные цепи (Окончание)
Цепи сигнализации

10

ю

Принципиальная схема дифференциальной токовой защиты 
одной рабочей секционированной выключателем системы 
шин 35кВ . (Начало)

Поясняющая схема 
Перечень элементов 
Примечание

11

Удостоверяю, что проект соответствует действующим 
нормам и правилам

Главный инженер проекта

2

Ведомость рабочих чертежей основного комплекта марки 33. (Продолжение)

Ы-П-.
топов Наименование листа Стра

ница

11

Принципиальная схема дифференциальной токовой защиты 
одной рабочей секционированной Выключателем системы 
шин 35кВ. (Окончание)

Цепа переменного така 
Цепи оперативного постоянного тока 
выходные цепи 
Цепи сигнализации

12

12

Принципиальная схема УРОВ для ПС с одной рабочей секциониро
ванной Выключателем системой шин 110-220кВ (с автоматиче
ской проверкой исправности Выключателя). (Начало )  

Поясняющая схема 
Цепи переменного тока 
Перечень элементов 
Примечания

/3

13

Принципиальная схема УРОВ дня ПС с одной рабочей секци
онированной выключателем системой шин 11и-220кВ (с ав

томатической проверкой исправности выкпючателя).(ПродйШние) 
Цепи оперативного постоянного тока (Начало)

Ж

А

Принципиальная схема УРОВ для ПС с одной рабочей секциони
рованной выключателем системой шин 110-220кВ (с автомати
ческой проверкой исправности выключателя). (Окончание) 

Цепи оперативного постоянного тока (Окончание) 
Выходные цепи 
Цепа сигнализации

15

15

Принципиальная схема УРОВ для ПС с одной рабочей секцио
нированной выключателем системой шин 1/0-220 кВ (с реле 
положения „включено4). (Начало)

Поясняющая схема 
Цени переменного тока 
Перечень элементов 
Примечания

16

16

Принципиальная схема УРОВ для ПС с одной рабочей секцио
нированной выключателем системой шин ПО-220кВ 
(среле положения „включено4).(Продолжение)

Цепи оперативного постоянного тона (Начало)
17

17

Принципиальная схема УРОВ для ПС е одной рабочей секцио
нированной Выключателем системой шин ПО- 220кВ (с  реле 
положения „Включено*). (Окончание)

Цепи оперативного постоянного тока (Окончание) 
Выходные цепи 
цепи сигнализации

13

Цнб№
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вешж
Стинэк.
инженер

Ру/шнчик

иВаноба
Исаева

*107-03-537.89 ~33f
схемы а низковольтные комплектные 
защиты шин 35-220кВ и УРОВ

* ' системой шин
с одиночной

УтадиАрист [Вистов

Общие данные

1 1?
Знергосетьпроект 

г.Москба 
1989г.

КвпироВвл; Андреева гччзч- ог з Формат Я2



IUt
t8

.№
по

д/
t. 

По
дп

ис
ь 

и д
ат

а 
\В

за
м.

цн
бм

А 
А

л
ь

8
о

м
2

Перечень элементов

TAB

m  r V  ав

Поясняющая схема

Позицион
ное

обозначение
Наименование Тип Техническая

характерис
тика

н-Бо Примечания

КАВКАЗ Реле тока Р Т - т 3
няч Реле тока Р7-Ч0/Р 1

т н к й т з Реле тока с насыщающимся трансформатором
РНТ-565ШШ
РНТ-566 3

НН1.КН2 Реле указательное т п -з о 0,05 А 2
КНЗ+КН6 Реле указательное РЭУП-30 К

Реле промежуточное РП16 -Й 3 чзап. к., 
Зразмк

чауш Реле промежуточное Р018-7Ч 2 2 зам. к., 
Зрозм.к.

кезрищ
KL4+KL7 Реле промежуточное РП17-5П 6

KLB Реле промежуточное Р П П 'Ч Ч 1
т т т я гU14.KU5 Реле промежуточное РП/7-54 5
KLV1 Реле промежуточное РП/8-54 1 Узам, к., 1 оазм. к.

КТ1 Реле бремени РВ-01 0,1-гЮ.ОС 1
КТ2 Реле бремени РВ-01 п н  т 1
НТЗ Реле бремени РВ-01 0,1тЩРс 1
KVf Реле напряжения РН-КЧ/tSO 1
KV2 Реле напряжения РН453/Ш 1
mA Миллиамперметр Э-8030 0+500 мА 1

R1, R3tRk Резистор С5-35В 5/00 0M‘tfOBm 3
R2 Резистор C5-3SB 100 Ом 1

SB1, SS2 Кнопка не-ви Осполн 2 2
$&1 блок испытательный Б И -6 1
SS3 блок испытательный В И -4 1

S&4+S&J3 Блок испытательный В И -6 10
Переключатель ПВ1Ч6 13

R if8 Реле промежуточное РПЮ -К 1 2 зам. к , 
Чназм.к

RL16JU7 Реле промежуточное рпа-74 2 Чяам.х,
1 РОЗМ.Н.

Примечания
1. Схема защиты дана дня Iсекции.

Схема защиты Ж секции отличается о т  приведенной 
отсцтстОием реле HUB, КНЬ , переключателей SXO. SX5, 
реле № tKU7.

2. Время отключения (размыкания замыкающего контакта) 
реле NLV1 типа РП1В-5Ч принимается равным 0,2+0.25с.

5. Цепи запрещения ЯП В Выключателей линий и обходного 
Выключателя (оборудованных устройствами типа РПВ-258, 
РПВ-02)при коротких замыканиях на шинах подстанций 
смасляными Выключателями Выполняются следующим 
образом (показаны применительно к Выключателю 02  
линии 3 ): Схема Выполнена на листах 2+5

3. ИСС1, КСС2 -реле команды „Включить" Выключателей, 
соответственно, СП и Q 5 .

4 Цепи опробования шин о т руки условно даны приме- 
нительно к присоединениям с Выключателями Q1 и &S.

+2 HL6 пsx7 Нааткя.0.2
5K t£ ' линииЗ

_____ - Зяпоршрние
6 7  Т

1Гп = тР

к и е  d y L )

АПВ линии 
(1°^ кратность)

Запрещение
Ю 12 '1 АПВ шин 

к (2 а-3 кратность)
От защиты 

линии

Привязан:

ийВЖ

Глшклр. РуБинчик
Вед.анЯе.
Cntomk. и&аноВа
инженер UcaeBa

Кузнецова
m z

_ _ awj . 
jCeoJej.

407-03-537.89 -ЭЗ/
Схемы и низковольтные комплектные устройства  
защиты шин35-220кВ и  У РОВ т-2 2 0 к  В  с одиночной 
секционированной системой шин

сяаЬояУнст

m-MOHOfTT соЫнекаХНхННвиш)
меняющая схема J
речень

Примечания

Листов

Энереосетьпроект 
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М89г._____
гччэч- ог у

Konupofar. Андреева Формат А  2



я

<\I

-о

Т А И Т  АН 
А  В - С.

№  КАТ1

с ь с н _ п *
т  к и п  Я I5 - !гС№
г[Ь0-^

1

SBI

О т трансформатора 
напряжения I  секции 

Z- ^  s
А  В К Н

О
Ю12

О
Цепи переменного тока

Ж
Цепи напряжения

Таблица I .  Тип Вставленной крышки испытательных блокоВ

^ ^ -^ J jm e p  испытат&ль- 
Реж им ^^-^ jtm  блока 
работы сх е м ь !^ -^^_

S&6 S&4 SGS
563 

(8 защите 
Тсекции)

S&3
Щзащите
йсекции)

Обходной Выключатель 
Q7 не используется

Рабочая
крышка

Модернизи
рованная
крыта

Модернизи
рованная
крышка

Холостая
крышка

Холостая
крышка

Опробование обходной 
системы шин от!секции

Рабочая
крышка

Модернизи
рованная
крышка Модернизц- Рабочая

крышка
Холостая
крышка

Обходной Выключатель 
Q7 заменяет Выключатель 
элемента I  секции

Модернизи
рованная
крышка

Рабочая
крышка

крышка

Опробование обходной 
системы шин отЖсекциа

Рабочая
крышка

Модернизи-

Модернизи
рованная
крышка

Холостая
крышка

Рабочая
крышкаОбходной Выключатель 

QC1 заменяет выключатель 
элемента Ж секции

Модернизи
рованная
крышка

!крышка Рабочая
крышка

Таблица Ж. Положение контактов испытательных блокоВ

\  Тип 
Хиилш- 

( ' « V / /
ршотшкчблока X

Рабочая крышка 
Вставлена

Модернизирован
ная крышка 

вставлена

Крышка снята 
(или вставлена 

холостая крышка)

SG1 1-2,3-4, 5-6,7-е, 9-ю, 
11-/2 замкнуты

— 4 -6 -8 -Ю  
замкнуты

S66 1-2,3-9,5-6,7-8,9-Я 
зам кнут! Все

контакты
разомкнуты

2-4 -6 -8 -1 0
замкнуты

509,505 1-2,3-4.5-6,7-8  
замкнуты

2-4-6-8 -Ю
замкнуты

503 *•2, 3-4 , 5 -6 , 7-8  
замкнуты — Все контакты 

разомкнуты

S&7*5ЫЪ 1-2,3-9,5-6, 7-8 
замкнуты — 2-4-6-8*10

замкнуты

Схема Выполнена на листах 2+5

ОнВН!
0 0 7 -0 3 -5 3 7 .8 9  -331

_ Схемы и низковольтные комплектные . 
защиты шин 35-220кВ и УРОВ110-220* 
секииониооВанной системой шин

Г0ЯЩГ9Ш
с одиночной

Цепи переменного пака 
Цепи напряжения

Энергосетьпроект 
г. Москва 

1Э89г.

Формат А2Попировала: ЛпдрееВа гччз*/~ ог 5
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Цепи оперативного постоянного тока

к

Схема Выполнена на листах 2+5
Привязан:

UH&NZ
407 -  03-537.89 -эз/

Схемы и низковольтные комплектные устройства.
защиты шин35-22ика и У  ни o f 1 |

секционированной системой
Принципиалыцвя схема дицхреренци- Стадия Лист УЛистоВ

гланяспр Рубинчик wO сёкийвниошннои выкат системы « ГВеЗмшИ Кузнецова т н н ш о х в т м т Ж т ш ш .
Ст.инж
инженер

ОВаноВа
ЦсаеВа

Цепи оперативного постоянного 
тока.
Выходные цепи (Начало)

Энергос&тьпроент

кМт
КопироШЖдрееВа гччзч- ог е формат А2
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Перечень элементов

Позиционное
обозначение Наименование Тин

Техническая
характерисю. Нол. Примечание

КА1 Реле тока РТЧО/Р /

кпткятз % & % & а» Х % атим с*
РНТ567ЩШ
m-567/ г , РНГ-566 3 Тип реле уточняется при нонкрет- нор/гпроек/тра£-

КЯТЧ+ИЯТ6 реле тока с насыщающимся тяанеаоопатором
РН7-567ШШ
PH7-S67/2, рнт-sse 3

КН1,КН2 Реле указательное рэуп -зо 0,05А 2
KH3+KH6 Реле указательное рэуп- зо 4

Реле промежуточное РШ6-Й 3 4jOM.Bc, 
2 Pff3M.Be.

HL2JKUI Реле промежуточное РЯ/8-74 2 2 зам. к., 
Зразма.

« V H Z Реле промежуточное РП17- 54 6

ш Реле промежуточное т  7- чч 1
к т т г г
тч > к ш Реле промежуточное РП17-54 5

к и ы Реле промежуточное РП-361 1

KLM1 Реле промежуточное Pff/8-54 1 Чзам. вг., 
/разве.*.

KTt Реле Времени Р 8 -П Q,t ННС 1

КТ2 Реле Времени РВ-01 0,1* 1,0с 1

НТЗ Реле Времени Р8-01 0,1 Нф с 1
KVf Реле напряжения Р/Н54//60 1
KV2 Реле напряжения P/HS3/S8A 1
m A Миллиамперметр Э- 8030 0*500мА 1

К1, R3tRh Резистор С5-35В SM00m№ t 3
R2 Резистор С5-35В /00 Ом 1

Щ 3 5 2 Г
&ач*&о1з блок испытательный БИ-6 /г

S63 Блок испытательный Б Н -Ч 1

s x s -m n Переключатель П81-/6 /3

SB1.SB2 Кнопка ке-оп Uспали. 2 2

KU8 Реле промежуточное п т -1 4 1 2 зам. к., 
Чразы. вс.

KL16,KLn Реле промежуточное РШ8-74 2 Чзам. вг., 
!оазм. к.

1. Схема защиты дана для I  секции. Примечания
Схема защиты I  секции отличается о т приведенной
^Шкнкаг ?е/1еШ6‘т  > переключателей SX4,SX5}

2. Схема дона для случая Выполнения чувствительного 
органа (реле К A T I 1 KATZ) с помощью реле РИТ-567с 
раздельным Включением обмоток 8 предположении, что 
при этом обеспечивается требуемая чувствительность.
В целях повышения его чувствительности могут Выть 
использованы реле РНТ-565, PHT-S66 или РНТ-567 с пос
ледовательным включением обмоток.

3. Время отключения (размыкания замыкающего контакта) 
реле КОП типа РП18- 5Ц принимается равным 0 ,2 -0,25с.

В. КСС1 ,КСС2 -реле команды „ включить м выключателей, 
соответственно, 01 и Q5.

5. Цепи опробования шин о т руки условно даны приме
нительно к присоединениям с выключателями Of и 05,

6. Цепи запрещения АПВ Выключателей линий и обходного 
Выключателя (оборудованных устройствами типа РОВ-258, 
РПВ-02) при коротких замыканиях на шинах подстан
ций е масляными Выключателями Выполняются следую
щим образом (показаны применительно к Выключателю 
Q2 линии Z J:

*2 HL6
: п

-.SX7
1 ■ —  ш

W j j
6 Ь ' ,--------- :4̂м л  1---------

1
4— |
j

/о /г

На откпюч.02
линииЗ

линии

Схема Выполнена на листах 6 *9

привязан:

4 0 7 -0 3 -5 3 7 .8 9  -331
Схемы и низнабе/вьтные комплектные устройства 
защиты шин 35-220всВ аУРов НО-220вш с одиночной 
секционированной системой шин

ГлиВВЛс.ВВР Ясвбиввчивв Гтадоя Лист ЛисввюВ
ВедтвЫс. Кузнецова S
Cm. так. иваноВа
инженер UcaeBa Поясняющая сле т  

Перечень элементов 
Примечания

Энергосетьпроект 
г. МосвгВа 

/509 А
гччзу- ое 8

KonupoBo/t- АндрееВа
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ТаблицаL  Тип Вставленной крышки испытательных блоков

испытатель 
РеЯсиеч^^ш го блоха 
работы с х е т Г ^ - ^ ^ SG6 SG4 SG5

SG3
(В защит 
Шкции)

SG3 
@защите 
Жсекции]

Обходной Выключатель 
01 не используется Рабочая

крышке

Модерни
зирован

ная
крышка

Модерни
зирован

наякрышка
Хомстая
крышка

Холостая
крышка

ОпробаВание обходной 
системы шин о т 
I  секции

Рабочая
крышка

Модерни
зирован- 
ная крышка Рабочая

крышка
Холостая
крышкаОбходной Выключатель 

Q7 заменяет Выключа
тель элемента Iсекции

Модерни
зирован

наякоышка
Рабочая
крышка

ная
крышка

Опробование обходной 
системы шин о т  

Ж секции
Рабочая
крышка Модерна

Зиопвон-

Модерни
зирован
ная

крышка
Холостая
крышка

Рабочая
крышкаОбходной Выключатель 

07 заменяет Выключа
тель элемента Жсекции

Модерни
зирован

ная крышка

ноя
крышка Рабочая

крышка

Таблица Ж. Палозкение контактов испытательных блокоВ
\  Тип 
УомеЬ$РЬ1Ш' 
иш/т\би 
блока X ,

Рабочая коышка 
Вставлена

Модернизирован
ная крышка 
Вставлена

Нрь/шт снята 
(или вставлена 
шестая крышка)

ш 1-2, 3-9,5-6,7-8  
замкнуты — 9 -6 -8 -Ю

замкнуты

SG2 1-2,3-9, 5-6, 7-8,9-Ю  
замкнуты — 9-6-8-10-12

замкнуты

SG6 1-2,3-9,3-6,7-8,9-10
замкнуты

Все
контакты
разомкнуты

2 - 9 -6 - 8-10 
замкнуты

S&4.SG5 1-2, 3-9, 5 -6 , 7-8  
замкнуты

2 -4 -6 -8 -Ю
замкнуты

S63 1-2,3-9,5-6,7- в 
замкнуты

— Все контакты 
разомкнуты

SG7-S&13 1-2,3-9,5-6,7-8 
замкнуты — 2 - 9 -6 -8 -Ю  

зам кнут/

Схема Выполнена на листах б *9

швж

Привязан:

УЖч;Ш И Д 1 М Ш  
ш м т  Ш Ш ИЯ П'+ГЪЦ
ш ш ш ы ш ш ш ш
инженер I исаеба икмс-

407-03-5S739 -331
Схемы и низковольтные комплектные ______защиты шин35-220кВ и ЯРОВ Н0-220нВс одиночной секционированной системой

Копировал: Андреева гмзч- о г 9 Форм ат Л2
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П J?KL1 U  R1
------------C Z H

— !
KL1

------------------------------- п ” * . . . .

SG I

KV1
"T ^ f7 "

SG2

КУ2
“Г ^ Г Г

KLk
12

mi

KL9
TO 12 

HL12

KM ЛКТ1

M

УРОВ

УРОВ

HATH

. m s к ив км
■ П  1

— 1 

, г Г

,m s " Г ' - р д
K U 8

я ' - р т ? U U
% К Т 2

— \KL6

о

KL3

11 13

KL5

U  \KL7

KLIO K ill

3 7 10 12
KL3

5 7

KAT1

JKA72

Ш 7 3

■ o

KUO

KLk

8
' KL11

к из
~1Г̂ 1Г ■ О

K ill

> KL11
8

KL20

U  r - i KT3

KL2D
1TVF73 

%  KT3  
f3

KL11

KL12 L i

r-iK L13

Э 11
SX3
t— Г9 i 
J__L

y ! “ a
2 4

■KLIO K U 2___

R3

KL8

V i

KLV1 [“
12

KLIh

9 fl

KU5

y , J U 7_

1yJ_K U 6 _

т - п  SX13
i f

1 3
I 9 — I-

{ }

KL18

Цепи оперативного постоянного то к а

9

Контроль 
напряжения 
на шинах

Контроль 
(справноети 

цепей 
переменного 
тона и цепей 
отдельных 
реле защиты

на
чипе 
ного тона

Выходные

ные реле 
защиты шин

Реле ограните - 
^Времени 

снятиям

тели чуВстВи- 
?льного at 
гама

сра5атыВтшя
Выходных

ных реле

Реле Возвра
та  схемы

Цепи 
запрещения

элементов

защиты шин

Схема Выполнена на листах 6*9

Ш Ж

УШ"Щ ШУШ/Щ
шшшт F^ ip 

ЩЕШЩ1ШШШ222

привязан:

907-03-53789 ~ЭЗ!
U ̂ШЗН—ж ш V Г - - ' - Wf •  ГК» J

защиты шинЗ*>-220к& uWoB 1/0'226 
сенционираванной системой шин

— ЁыхоЙиые цепи (начало)
гч ч з ч -о г  /о Ьрмат А2
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I  секция Ж секция

Линии К  трансформатору
13,5,7  Т1

Поясняющая схема

Перечень элементов

Позиционное
обозначение Наименование Тип Техническая

xapamepucm. Кол. Примечание

КД1 Реле така Р Т-М 1
КД2 Реле т о т PT-W/P 1

КЯЦКЯТ2 Реле тока с насыщающим■ 
ся трансформатором РНТ'565 2

Ж ,№ Реле указательное №11-30 0,05 Й 2
н и Реле промежуточное РП1В-1Ч 1

т г т ч реле промежуточное /9117-50 3
н и Реле Времени РВ-01 0,1 -ю,ос 1
НТ2 реле Времени РВ-В1 0,1 -1.0 с 1

тП 1 Миллиамперметр 3-8030 0-500 мЛ 1

SB 1, SB2 Кнопка НЕ- 011 исполн. 2 2
SG I Блок испытательный Б И -6 1

SG2 Блок испытательный в и - ч 1
SX1+SX7 Переключатель ПВ1-16 7

HI Резистор С5-35В 5100 Ом; 10В т 1

Примечание
Схема защиты дана для I  секции. Схема защиты Ж секции 
отличается о т  приведенной отсутствием реле К Л 2 , Н Т2  и ННЗ.

Схема Выполнена на листах 10, //

Привязан

Ш Л Я

407-03-537.83 - 331
Схемы и низковольтные комплектные устройства  
Защ иты шин35-220x6 и ЯРОВ 110~22(ГкВ с  одиночной 
секционироёанной системой шин
Принципиальная схема дифференцианьГтодия Л и ст Листов

ГлинЛ.пр. Рубинчик Ж » - .
ньй люкоВои защиты одной рйЬоч&и евкци мамкиной Выключателем системы шин 35кВ. (Начало) ЮШинне. Кузнецова

Cm.UHJk ЦВаноВа СЙ&иКс. Поясняющая схема 
Перечень элем ентов 
Примечания

Зн ер го се тьпр ое к т 
с МоскВо 

/989с
инженер UcaeBa

Копировал: ЛндрееВа гччзу ог /«2 <рормат л2
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+1НА2
KL2

5  7 
HL2

HL2
+2 ^

3 ft
KL2

___ /
/0 12

+3
из

S 7 
HL3

___ /
В 8

+ч
и з

3 11
из

___ ^ю 12

KLb 
^  .

5 7 
К М

6 Т Г

+6
ш

Ш
_
10 12

ш

г т
I 4
J__L

SX2

Г г г -f

На отключение 01

Запрещение /ШВ 
01

п
J__L

SX3

4 I

/far отключение 02  
линии 3

Запрещение ДПВ 
02

SX4 На отключение 03  
линии 5

Запрещение /ШВ 
03

1_1

SX5

l i y

На отключение Ob 
линии 7

Запрещение /ШВ 
04

+ н и

2  Ч 

^  НН1

Ч 6

^  НН1

' 3 °5 I
^  к н з \

3 ~5 ~

н и

3  7

^ к м

7 в
J m

7 6

Сигнал с Выдержкой бремени 
„Неисправность защ иты ишн"

Сигнал
яРабота защиты иш н”

Сигнал „ Указатель реле
яр ппИячт »

> р е ги с тр а то р у  
сигналов

Цепи сигнализации

Г~ТI •
J__L

SX6

Гп = л1♦ I
J__L

На отключение 05 
трансформатора 71

Запрещение /ШВ 
05

На отключение 0 6  
(СВ)

Запрещение /ШВ 
06 (СВ)

Выходные цепи

Схема Выполнена на листах 10,11

ПриВязан-.

\UhB.№~ I

4 0 7 -0 3 -5 3 7 .8 9  -3 3 /
Схемы и низковольтные комплектные устройства  
защиты шин 35-220нВ и ДРОВ 110-220кВ с одиночной 
секционированной системой шин
принципиальная схема ашрференщшль- гк"Тг№:Ж ГДУ/.'Я У/ШШ.Щ
сехиионированнои быключ/шелем си- 
шемы шин 35н в. (Окончание)

ибаноВа $£лоц/& Цели переменного тока  
цепи оперативного постоянного т о  
Выходные цепи 
цепи сигнализации

Энергосетьпроект 
г. МоскВа

т а * _______
UcaeBa

I А
гччзч- о г  /зКопировал-. ДнЗрееёа Формат Л2
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-ея-л Q11
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I
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5s
§

О т транс

тока
7A1JA2
7A3JA4

О т транс -

тока
7Й5

форматоров
тока
ТЙП

кА1,ш т,КАч
KR5.KR7 КА6,Ш

К резервной 
> защите линий 

1,3 
6,7

KR9 ПАЮ

—  —  К дифференци
альной защите 
автотрансфор
матора 71

HR21 К А 22

К защите на 
s секционном 
Г Выключателе

Q11

От транс- 
форма/nopoi 

тока  
ТА6,7А1
TA8JA9

КА1Ш В КАПКАН 
КА15,КА17 К А 16, КАЮ

------------  -------—  > эащш

R H

К рвзерВной

КА19 КА20

Н защите на 
v обходном 
Г Выключателе 

Q12

I

Цепи переменного тока

Перечень элементов

Позацшнте
обозначение Наименование 7ип Техническая

харахшерист. Нол. Примечание

КН1+КНЗ Реле указательное рзун -зо 0,05 А 3
KL1-KL4
KUS+KL1& Реле промежуточное РПП-5Ч 8
KL9,KL2h Реле промежуточное т п -5 ч 2

Реле промежуточное РП№- Й 5 Узам, к., 
гразмк

шшщхщ
КШ.П39 Реле промежуточное p a n -54 5
чЖШЦаЯ
U35J037 Реле промежуточное р п е -п 6
KL41i-KL45>
XL47.Km.XL5D Реле промежуточное р а ю -л 8
ЧТ1+КТЗ Реле Времени РВ-01 0,1 г  1,0с 3

К Т  4 Реле Времени РВ-01 ЦН-Ю,0с 1
кЩГАЩЖ
R7.RS.R11 Резистор ts -3 5 B $1ПО0м,10Вт 7
АЧ,А8 Резистор С5-35 В Ш Ом,Ю Вт 2

АЗ Резистор С5-35В ЧПО вм,15Вт 1
-5Ц5ЩЩ  
SX6. SX7 Переключатель /7в/-/6 5

SB1 Кнопка H E-O ff Услолн. 2 /

Примечания
i  S G 3 -Ic. и S 9 3 -E с.-контакты  испытательных блокоВ, предусмот

ренных В схеме защиты шин; приведенной на листах 2+Э.
При замене Выключателя элемента I  секции обходным Выключате
лем замкнут контакт S 9 3 -IC . и разомкнут 5 9 3 -Же., при замене 
Выключателя э£ £ £ е£ т а  % секции - замкнут к о н та к т 593-Ж с. и

РПрц7ам^не Выключателя автотрансформатора 71 или 72 обходным 
Выключателем, соответственно, замкнута контакт $91 или S92 испы
тательного блока, предусмотренного 6 схеме защиты автотранс
форматора.

2. Штрих-пунктирной линией обВедены элементы схемы,располо
женные Вне панели У  РОВ.

3. — о— — обозначение зажима на ряде зажимоВ панели.
4. При применении для защиты линий панели типа ШАЭ-2&00 В схеме 

УРОВ используется одно реле тока.
5. В случае применения данной схемы для шин среднего напряжения 

подстанций со схемой на стороне ВН т четырехугольник ”, „мостики” 
пуск ЯРОВ осуществляется также и о т  защиты ошиновки ВН. 

При зтом для рредотВрощенияя запрещения АПВ шин ПО к В при ПЗ 
на ошиновке ВН яри отказе Выключателя автотрансформатора С А 
используются цепи запрета АПВ шин с последовательно Включен
ными контактами Выходных роле защиты автотрансформатора 
К1АТ.

Схема быподнена на листах 12*f4
— Привязат

ш ш  □

4 0 7 -0 3 -5 3 7  8 9  -3 3 1
Схемы и низковольтные комплектные устройства 
защиты шин35-220кВ и УРОВ ПО-220кВ с одиночной 
секционированной системой шин
принципиальная схема оков пая ас с а - и г а м д

Глиш ы Рнбинчик а к т 1 «  |Ве&ин»с. КизнецоБа
иВаноба Ш яы 2___ Поясняющая схема Энереасетьароект 

г. Москва 
1 Ш г.

Исаева —
Цепи переменного тока 
перечень элементов 
Яявмечания

гччзч- о г /у
Формат Л2
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Реле-
-поВторитель
действия

защит
элементов

%ели изменения 
схемы при заме
не обходным Вы- 
шпателем Вык- 
тчсипеля эле
мента I  секции

Гя а
• р .
П  I

На отключение

По 12
+t ^ 3 L
Н ю 12

На отключение 
" Выкл. 02линииЗ

На отключение 
- ВыклАЗлинииб

+\ * KLk На отключение
H jo  ]2------- выклАПлинии7

*5 ^ K L 9  Но отключение 
hr-Jo о  Т ~~ Выкл. QSaBmo- 

J  трансформатора

* BL15 На отключение
12 Выкл.В6линии2

1 ^  KL1S На отключение
П о  12— выкл. (Плинии*

I ^K L1 7  на отключение
П о  12 "" ВыклАВлиниив
+\ ^  KU8 ра отключение
Н ю  /2 "" выкл.аэлиниив

+9° _ На отключение
Ю /2 I ВыклМЮаВто

секционного
Выключателя HP 

-Н2 KL35 KL9
На откл. 
обходного 
Выклтй12

HI 32

~т V

J  трансформатора

г *2
HI 32 
Т~

H i 32 
5 ^ Т

HL32
“Г " "~8~

п— п____ Н Выходным реле
?| защиты!секции

I---------V /— I

Нреле запрещения 
НпВ Хсекции

Н Выходным реле 
защиты I  секции

KL25 ^  Реле запрещения 
~  «  /Ш В I секции

Т '  KLJt KUf SX2 КЙШ рел

+Т2 KL44 H I 23 3X4

r~Y'
HL37 KL31

Выходные цепи

15

Устройство
контроля
исправности

схемы

Цепи изменения 
схемыпризамт 
ибх&клм Выклю
чателем выклю
чателя элемеН' 
таЖсекции

1

3
Остановка

передат
чиков
защит

5 линий

7

2

Остановка
У передат

чиков
защит
линий

6

8

Цели сигнализации

Схема Выполнена на листах /2+Ik

ШВЖ
W 7 -0 3 -5 3 7 .8 9  -Э31

схемы и низковольтные кот/юктньюистройстйа [
защиты шин35-220кВ и ЯРОВ Н0-22ВкВ с одиночной 
-----------------лтлмйу системой шин

ЛистоВ
ГЛЛНЛС4 фнчик

тонне
инженер

ЩШ
Гсаеба

KenupetanaMpeeia гччэч- ог <ЬрматЯ2



тди

О т транс
форматоров 

тока 
ТД1, ТД2,
т, т

кяит,
КД5,КД7

кд2,кдч,
КД6,КД8

> заилите линии

и

т  кяю

КАН,ш. кйй.кт,
НД15,КД17 КД16.КД18

От транс- [- 
форматор№ 

тока Л  
ТД6, ТД7, 1
т , т  L

НД/9 то
О т транс
форматоров

тока
7Д5

N.
От транс- р 
ашрматороо 

тока < 
7Д10

✓ ч
К дифферен
циальной защите 

> автотрансформа
тора Т1-

J ч ✓

К реоерЕной 
защите линий

альной защите 
аВтотрансфор - 
матора Т2

тока
ТЛИ

КД21 КЙ22 КД23 К №
—  "S С1 ч

О т транс
форматоров

mmtfi А

У

к\\
В защите на 
секционном 

> Выключателе 
011

<
-

ТпипО '
ТМ 2

'— >

\
ъ

К Защите на 
обходном 
Выключателе 

й12

Цени переменного тока

Перечень элементов

И

Позиционной
обозначение

Наименование Тип Техническая
характерист.

К-Ь Примечание

т* к н з Реле указательное РЭУн- 0%05А 3
KLU Ki2, KijKLe Реле промежуточное РП16-Й 4
KL9+KLZ4KL27UCL31 Реле промежуточное ms-ft 23
КТ1тК73 Реле Времени РВ-01 0,1*1,Ос 3

m Реле Времени РВ-01 а,1  -чо,ос 1
П.КЧ.К7,i4.kh.kb Резистор С5-35В 5/00 Ом 6 10 В т
R2,R3 Резистор C5-3SB 6200 Ом 2 10 В т
В5,ВЮ Резистор С5*35В 5600 0м 2 Ю В т

R6 Резистор С5-35В 3600 Ом 1 15 В т
SB1 Кнопка НЕ-011 исполн.2 1

sxmt.se Переключатель ПВНБ 5

/. С тм а  Выполнена с использованием типоВой панели ПА 115- 74.
2. В случае применения Ванной схемы Вля шин среднего напряжения 

подстанций со схемой электрических соединений на стороне ВН, 
например, л четырехугольник■ писк ПРОВ должен также осуществ
ляться о т  защ иты  ошиновки 8Н. При этом я Вля предотвраще
ния запрещения АПВ шин ПО кВ при К З  В ошиновке BH с отказом 
Выключателя автотрансформатора со стороны СН Вместо контак
тов 1-3 реле KL1 и KL2 должны использоваться контакты Выход
ных реле защиты автотрансформаторов, соответственноrT f  иТ2. 
Соответствующие переключения должны быть Выполнены на ряде 
заЖимоВ панели У  РОВ,

3. S63 -1  с  и S&3-Же. — контакты испытательных блокоВ,предус
мотренные В схеме защиты шин. Ври замене Выключателя элемен
та  I  секции обходным Выключателем замкнут контакт S G 3 -Ic .
и разомкнут -  В&З-Жс. ; при замене Выключателя элемента Ж секции- 
-  замкнут контакт S&3-T1 с. и разомкнут -S 6 3 - 1с. . При замене 
Выключателя автотрансформатора 74 или 72 обходным ̂ соответст
венно, замкнут контакт S&1 или 5 6 2  испытательного блока, 
предусмотренного В схеме защиты Т1 или Т2 .

4. Номера реле НйС соответствуют номерам Выключателей.
5. При применении для защиты линий панели тина ШДЭ2&00 В схеме 

ЯРОВ используется одно реле тока .

6. Штрих- пунктирной линией обведены элементы схемы, расположен
ные дне панели.

7 Ври использовании панели ПД115-74 для данной схемы не используются 
реле RL3,KL4,HL7, KL8, RL25,RL26.

& Схема Выполнена на напряжение оперативного тока 220В.

Схема Выполнена на листах /5*17.
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