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АЛЬБОМ II Т Е Х Н О Л О Г И Ч Е С К И Е  Р Е Ш Е Н И Я , А В Т О М А Т И З А Ц И Я , Э Л Е К Т Р И Ч Е С К О Е
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СОДЕРТОШЕ АЛЬБОМА '

№ № 
п/п Наименование Марка, лист Отр.

№ Я 
п/п ’Наименование • Марка, лиот Стр. № а 

п/п
Наименование Марка,лиот Отр,

Технологические решения 15 Схема электрическая принципиальная питания 903317-3-А.Л.5 17 28 , План на отм. 0.000. Фасады 1-2 , 2-1, А-Б, 903317-3-АО.л.б 30

I Общие данные. Спецификация 9033I7-3-TX,л ,I 3 16 Схема соединений внешних проводок (начало) 903317-3-А.л.б 18 Б-А, Раврез I - I ,  Узел I ,  Панели типа ПСТ

2 Схема принципиальная пневмогидравлическая 9033I7-3-TX,л .2 4 17 Схема соединений внешних проводок (продол- 903317-3-А,Л,7 19 29 Стойка CK-I. Молниеотвод выоотой 15 м Э03317-3-АС,л.7 31

3 Общая компоновка. План на отм. 0.000, 9033I7-3-TX,л .3 5 жение) ’ * ’ -• * » .
Отопление и вентиляция

Разрез I - I 18 Схема соединений внешних проводок (продол- 903317-3-А.Л.8 20 30 Общие данные * Э03317-3-0В,л,1 32

4 Блок-бокс редуцирования. План на отмт Q.255 9033I7-3-TX,л .4 6 жение) ;
v

31 План, Разрезы I - I ,  2 -2 , 3-3 Э03317-3-0В,л.2 33

Раврезы I - I ,  2-2 19 Схема соединений внешних проводок (оконча- Ю3317-3-А, л, 9 21 32 Разрезы 4 -4 . 6-5 . Узел I Э033Х7-3-0В.Л.З 34

5 Блок одоризации. План на отм. 0,100 903317-3-ТХ.л.б 7 ние) 33 Схема системы отопления Э03317-3-0В|л,4 85

Разрез I - I  ^ 20 План расположения средств автоматизации 903317-3-А, л Д 0 22 1 ‘ , •

6 Блок очистки 200-2Ц700. План на отм, 0,255 903317-3-ТХ,л,6 8 и проводок, Фрахмент J .  Виды А, Б.

Вид А ’ ‘ ’ V i У
Разрез I - I  * *

7 Блок сбора конденсата. План на отм,-0.100 9033I7-3-TX.л .7 9 Электрическое освещение

Разрез I - I 21 Общие данные. Освещение площадки. 903317-3-ЭН, лД 23

8 Блок отключения 200-400, План на отм,-0.100 903317-3-ТХ,л.8 10 Молниезащита

Разрез I - I 22 Общие данные. Экспликация помещений,
-----г-——----
903317-3-90 ,л,1 24

9 Узел замера. Вид А 9033I7-3-TX, л. 9 I I Потребность кабелей в м. Вид А

10 Узел установки свечи. Звукопоглащающая 903317-3-ТХ, л. 10 12 Архитектурно-строительные решения

изоляция 23 Общие данные 903317-3-АС,лД 25

Автоматизация 24 Схема расположения сооружений 9033I7-3-A0, л.2 26

I I Общие данные. Спецификация к плану автома- 903317-3-А,л.1 13 25 Сечения I - I ,  2-2 , Объемы работ 903317-3-АС,Л,3 27

тизации и проводок 26 Схема расположения фундаментов и опор. 903317-3-АС,Л.4 28
12 Спецификация к плану расположения средств 903317-3-А.л.а 14 Разрезы I - I ,  2-2. 3-3f Фундаменты Ф1, Ф2.

автоматизации и проводок Стойка CK-I
13 Схема функциональная 903317-3-А,л.3 15 27 План на отм. 0 .000f Фасады 1-2, 2-1, А-Б, 903317-3-АС д.5 29

. 14 Схема электрическая принципиальная аварий- 903317-3-А.Л.4 16 Б-А. Разрез I - I .  Узел I .  Панели типа ПС
' ■ !

Л
ной сигнализации

Формат А2
W.T Г -'Г. -------->
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. Обойямеине Наименование
Приме
чание

903317-З-ОПЗ Общая пояснительная записка

903317-3-ТХ Технологические решения

9033I7-3-A Автоматизация

903317-3-ЭО.ЭМ Электрооборудование

903317-3-ЭН.ЭГ Электрическое освещение территории,

молниезащита и заземление

903317-3-АС Архитектурно-строительные решения

903317-3-ОВ Отопление и вентиляция

903317^3 СМетн
ч

ВЕДОМОСТЬ ОСНОВНЫХ КОМПЛЕКТОВ РАБОЧИХ ЧЕРТЕЖЕЙ

ВЕДОМОСТЬ ПРИЛАГАЕМЫХ ДОКУМЕНТОВ

ft iflbliifa
Проект разработан в соответствии, с действующими 

нормами и правилами, и предусматривает мероприятия, 
обеспечивающие взрывную, взрывопожарную и пожарную 
безопасность при эксплуатации сооружения*

Главный инженер проекта /Рожков Е.Н*/

Обозначение Наименование Приме
чание

9033I7-3-C0 Спецификации оборудования

9033I7-3-BM Ведомости потребности в материалах

Задание заводу на изготовление

щита автоматизации
'

2 J G

ВЕДОМОСТЬ РАБОЧИХ ЧЕРТЕЖЕЙ ОСНОВНОГО КОМПЛЕКТА МАРКИ ТХ

Лист Наименование Примечание

I Общие данные. Спецификация

2 Схема принципиальная пневмо-гидравличесхая

3 Общая компоновка. План на отм. 0.000

Разрез I-I

4 Блок-боко редуцирования. План на отм. 0.255.

Разрезы I-I, 2-2

5 Блок одоризации. План на отм. 0.100

Разрез I-I

6 Блок очистки 200-2Ц700. План на отм. 0.255.

ВИД А '

7 Блок сбора конденсата. План на отм.-0.100.

Разрез I-I

8 Блок отключения 200-400. План на отм. -0.100.

Разрез I-I

9 Узел вамера. Вид А

10 Узел установки свечи. Звукопоглащашая изоляция

7.1

7.2

7.3

7.4

Обозначение

9033I7-3.I.00.00.000

903317-3.2.00.00.000

903317-3.3.00.00.000

903317-3.4.00.00.000

903317-3.5.00.00.000

903317-3.6.00.00.000

I727-I.0.00.04.000

Наименование Коя.

Блок-бокс редуциро

вания

Блок одоризации

Блок очистки 200-2Ц700

Блок сбора конденсата

Блок отключения

200-400

Узел замера

Краны из углеродистой

стали, пробковые, про-

ходныв| сальниковые|

со смазкой с концами

под приварку fir б£Мйа

ТУ 26-07-1106-78

Ш 20бк £ у  100

е дневюприводом

Пс722бк Ь  у 100 ш

11о722бк $  у 200 ж

Кран из углеродистой

стали, шаровой, о руч

ным механическим при

водом, с концами под

приварку Ру 8,0 МПа

-Е у 300 ш  МА39003.0Э

ТУ 26-07-1186-78

Установка свечи

№сса
ед,
кг

Приме
чание

гип
" мГПГГ|1

Зав.отд.
Примем.

•1 Um 1

1

В И Ю Я Ю %73В] 
э э в в г т ж ж ш ш в т т \

90333Е7-3-ТХ

Газораспределительная станция

ш м ш в я т т й т ш

Типоразмер БК-1РС-80 ДЗМЗ
Стадия Лист Листов 1

Й Г " I ю  J
Общие данные. 
Спецификация

• • вниипк
coeacTpoteOKCTpjKSHs .
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Ъ ̂CTAHô K̂  Е̂ ИСТКИ 1чШ*А JiOnOKVEHVlt ЕМКОСТИ

.отоюрАнтА УШН̂ млн. 6 емкостью Ы1к m^HTjb_ аьоронтию

Has.
ОБОГНАН. НоуцленоЬание Код Примечание

А\ Баок-бокс редуцирования 9QH<7~f IQQ.QQ.Q0Q 1 ВНЛ1ЛПК
К *Д > Узел устанобки kpqhq QQJf47-?,Q.QQ‘(N.QOQ t спецсч >ой Кем<тр««ии?

АЬ У$ел установки крана 60* ЯТ-Т 0.00.02,00' 1 То vc
к$ Устано&ко оаориаации га>а 90)V7-$.£, QQ.QQ.QQQ \ 4f

AS Блок атакшемия 200-Ш  да*Л7-*5.Ш) ДКШа 4 __л .

А7 6 m i* очнскм 20О-2Ц7ОО 90W7-H.Q0-ОН Ш j
А* Узел ътърс* 9 а » 47-J.6-QG.QQ.QQQ <
Д9ДА0 У se\ установки КРАНА. 90УМ7».О.СЮ.0*,00(7 1 ---

Узел УстАнаВки крана 905 :И7*?.0 00.04 ОЛО <

*<* Бкок сбора каленсАтд до^КМЛ.ао.ао.оаа *

^  $Ъ\ЛКЧК УСОищчСИК

<] Ыод газа Т)у200мм;?з {t^5 .S  ttf\o

|> Сброс на сЬечУ

О  . W q a tm a  tiyAoQ, М .Э Д б ;#  нпо

9 0  т?-т
Г А 3 0 р А , с п р е Л е А И Т € \ ь н А Я  С Т А Н ц а Я

Привязан РИЛ Рож ков ’Ш & .  Б К - Г Р О - « 0

*

( W * 9 .ЛисТ' /WctoE

Зо%,ОТА Рож коб 2Г*0
Р П * 1Пров. PASPfct. КорОбАНОб fr+b\

ГТримвн. П роб. О Антп «.Ъ х W P ^  C t E H A  п р и н ц и п и а л ь н а я

ИНЬЕНО Г И Д рА ^А  И Ч е С К Я Я
Ь н и и п к . '

с т и с т р о и  конструкция 1Инв.№ Утб. . PwEKKofe ш
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и к с а
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Я р к и е -
икн\Ае

г л т  v t s ' H a s - e t V r a Блок ОАОр\л5МЛИИ РАЬА \ 950 р.Т^кк

„Шор кит* ПО» Со VOS

fASCT̂ OVi -
и

ieuM>

п. n c - г э а б Е м к о сть  а ю р к и т х  tls7ffi3w к чогб Тетиве

Рр 519 |ЛПк

Зак6и?К<И Uъ урдеролис-

таи СГАЛИ.КАИИобыв,С &WA*

дю нным ш п к н *ек ен ,м у ф -

Тобъиг Ы б М П к . Ж С -Ш )

г.-} 20ми \ 1В r.rpoSHbtM

1*&оА..Меф.

rewKSAn*

ЧАСТЬ*

н ЬаАОми \ 9А Г. NutkPtt

Ремонт*о-

ИН1МИЧСС*

кии ьаЕоА

ts УСЬ Ш . 00.000.0(3 Установка  очистка Еоь^ ук -1 й в о сТмкл

от qAo p p m t a  UCQH-4 !Ul«Eiovov

ГАЪСТрои-

ifcTKKb "

Зм5 при ш .

ntbtvrq

[4

VO 7/7~?/7 / / /  //;— '/// /V ' //; w

_  90Ж 7- ? Т Х

— -  ГА>ОрАСПр€АеАИТвЛЬна9 СТАНЦИЯ

Привязан
ГИП Po*t<ofc Ж 7Ф(.А . . _ Т и п о р о & к е р  

у Ь К - Г Р С -80

Аист Кистой
3 k Ь. от А Рож ков t£c(j4 РП FПров. Риграб, КороЬАноЬ и&%

Примен. ПроЪ, П Антексе & * Б л о к  о л а р и ъ ь ц и и  

Пкан на сгт.*Ш Ш1 . Р к ъ р е ь  И
. . . .  ь н и и п к

.Спецстрой комар:) ru mИнв.М Н. контр. О JjjLUcШ
Ж - £рарИ»Л Ц&
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Г?i l,2 -5,5Mnq

План нк am. 0,255 
M 4* £0

•'v— - ■ ч

Привязан

Пи».,.
Примен,

Марка , 
поъ. - ОвогчАчение Цкимено&Анм! Кок.

Касса,
е ц ц .

принь-
ЧАНИ*.

1Л Пы а н лоВитсаь КУ1\АТИЦЙ1САОЙ- \ 9*9 T.TiKA. ПО

иыи Ь;|ДШии,Рр5,)9МПа .Еалзгд» -

ЛС-299? «
С*0*АГтААН

Задвижки us углеродистой г. Грозный.

стали, ХАимоВые с Выдвижным 2авоЛ.»Н|Ф.

ы п и к д а м м  иуедтовые ЗКС'$0 Т« АНН ЗАО-

Л  16 МПа и
ЧАСТЬ •

и ЬяЯ>мм 2 v< С
П

J.y D у .40 ми } 9Л
I k ТУ 2 G -Q 7 4 U W 6 .Кран ил углеродистой с т а м и т . iiKpKtHQi-'

AftUtKolu* . проходной .CAAtaHHudjiwtvt «рек • ;

нехЛничкАкмм Rw**£W4fc-

Привада*. CKOHUAWH WA • TVIl ■

KV 13ч^0*чпг ^ Ш П а пЬГ-47?8

(Н с Ж ) б*А )

i. и корпус* путланлоЕителечД^ий^л^иБОпро&од лсшл

__ MsaKwpaW  ̂ not ĵjnv» ?*902.*Т ^Деткк'л 1€пкоЕо\л издании npQKuui-

ленних одъектЛ С отрицательными темперА-гарАми*

Лад. ft

гип
Зо л о т а

Pawns.
Проб.

H. контр

Ронской

Коро в ,
tUvni\«.t>Ш̂ а н -

Sk£̂ 2
лГЖл

2^i £.

9 Q W 7 -H X

__  ГлаорвспреАЕлитиьнАЗ станция *

’ Типоразмер
Б К -Г Р С -3 0  .

Блок очистки 200-211,700 
Пл а н  н а  о т* .  0tt9F. Вид А .

------------ ^

РП
Анст /WtcTô t

ь м у т к
Спецстрой к’оисчр^ки.уиа

j EomaEM ..
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ш .
Марка,
паз. Обозначен и с. Нсгс/лгено&сгние. Нор.

Мосса,
ed.,Kt

Принте-
канос

6.-/ ГОСТ 2323/7-7# дентине из уг/геродие - 3 0,37
\

mao стони. запорный.

проходной', i/goAi War m ud

С внутренней соедини-

терянай резедой per

одой я присоединоте/ц -

Нб/я кончая . испанн. S

3> у/5мт Я  /6МГ7ег

( /ВО кге/енд]

& сй?*к2 fa tf)

6 2 т у а - п - м Устройство суо/са/О- / 233 Ct/cepf-

шее дыстрос/пенное сний 3-д

У СВ. 100-6А  -ЗП2Л „ Сисерд-

2 0  ГОСТ /OSO-7# гозмагес/

\ О  Л/W 0 T  ГОСТ563В-%

6 .> Ус тро й с тво  су*икже<? 4 2Б& Та * е

Быстро с  ценное

<jre г ш з - е л - т л

2 0  п о ст  W 50-1b

Й ХЙНЮ Т ГОСТ 5 6 > я г

в и д  Д

9 о ? Ж - ?  Т Х

r<V40 j>QO П ^еА «. Артель МА<Э СТАНЦИЙ

Привязан
гип Ро*.КО& м , - Мл(.р,

T n n o \ » A s w e p  

, Б К - Г Р С  - S 0

Стадия Лист Л  и cm од
Ыл>п . Р о *к о 6 2 Ч г IMS*,

9Прпт. PASJ*M5“
й у о ^ ,

Н.комте

КоробАнов s i ;
Примян. Й4ИТеуыдЬ У ь е л  ,3 A t ie t > A .

Ь  у\ А А

в н и и п к * ,

СЛ*ЧГТр«ИЮ«СТ|»5|КЧ ивJliUkJk_________________ Миаснко . IjkUuH ш '"/У ' "д ферм*/» A Q
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7Ш9Ж уотаиовкн o m u  0159: оОЩ six, схема у е я ю ш , 
спецификации

Схема чстаноЪки cievu

д-д

Ё ;

500

XL
i l l

Метан м у З

отгЫЯсНЗ

M IL
Лаоса 1731 кг

8 . * » ч а н т т м 12 Стахь
10 22 f 6 271

От бхоха 
отключе
ния до 
овечн

7 Рым и  круга нт. 2 Сталь ВД* I .I

б Веток м* 0,6 MI50 2200 1320
5 Стержень иа арматурной 

отахн 08 A-I нт. 8 Ст.З
гост
5781-75 0,26 2,3

4. Стойка на арматурной 
отахн 08 A-I IT* 8 Ст.З $ св Ь 5 i . i 8,8 «̂2ст*260С

3 1омут на арматурной 
отахн 08 A-I нт. 10 Ст.З гост

5781-75 6 U*»i5i6c
2 Омод 9СР 159x6 нт* 3 Стахь

20
ГОСТ

[7375-83 9.2 27,6

I м 4,2 Стахь
10 22,6 95

►
по а. Наимеиованне Ед.

нам, Код ыамр

< sr
►черте-«а Т ^ п н

Обц. Орямеча-
внеха, IuCl 

ТУ ,нор- 
махн

Масоа.кг

I
ши

8вуюдог«мм1*я изоляция редуцируют нитон

1

Ибица удельного раохода ооювхых матеркиов

12

►
Еанменовахне н харак-

Ду трубопроводов

п/д 200 300 400 500 Примечание
торютнка материалов нам. Расход материалов иа 

1м трубы
I Дротжвояумовая мастика 

►579 (поставцах -  завод 
"Лобода рабочих", 
г.Ярославль)

«з 0,004 0,005 0,008 0,01

2 Маты минераловатные 
проливные 
S*30 мм

„3 0,024 0,034 0,0*4 0,054 ГОСТ
21880-76

3 Ворстяяой войлок 
S«20 мм .2 0,98 I.3I 1,63 1.95

Войлок тех
нический 
грубонерст-
ИЫЙ

Г0СТ6418-81
4 Ххст алюминиевый

6е0,8 ММ «2 I .I I ,* 1,7 2,1
ГОСТ

21631-76

Данный нот скопировав о типового проекта ► ТП-402-22-28-Т 
альбом М О нож  41 f 55*

9 0 > Я 7 - > Т Х

f A io p M n o e ie M iT tA b H Q 9  с т а н ц к о

Привязан 1 1 ГУ\П д Ы г
Т м п о р А З м е р

Счи.9 Аес* Листов

3 N k o T l. Р о *К о Ь т Г Р ППров. 1(орОбАно&
Прямей. Up o k Пдит«к«е^> г. .У в е л  у с т а н о в к и

З & й Ш Н А О Д М О и Д О  КЮДТЦЧЯ

Ш М П К\

Hkb.Ni Ц.хомтр, Д а ш е н к о

^  JffottHLX КI
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Ведомость рабочих чертежей основного комплекта марки А

Лист Н А И МЕ Н О В А Н И Е Примечание

I. Общие данные и спецификация к плану расположения

средств автоматизации и проводок

3 .
чатами и qpnpnpnif 
CyAMA АВТОМАТИЗАЦИИ

_ 4 * _
НПЙ f>UrUnn«4flTTUU -

5 . Схема электрическая принципиальная питания

6 . . . 9 Схема соединений внешних проводок

10. План расположения средств автоматизации и проводок
Фрагмент I, виды А,Б, разрез I-I

i Поз. 
Марка, 
поз.

Обозначение Наименование Кол Примечание

I Маномето МП4-У-Т6Пу6П 10
ГУ 25.02.180335-84

2 Манометр МП4-У-160хЮ 5

ТУ 25.02.180335-84
3 Манометр MTC-7I2H I Р4

ТУ 25.02.101362-79

5 Манометр ВЭ-16рбх60 I PJ
ТУ 25-02.31-75

'6 Манометр ВЭ-16рбхЮ I Р2

ТУ 25-02.31-75

7 Термометр сопротивле- I №

ни я ТСМ-0879.5112-021.
425-28 L монтаж=I20мм
ТУ 25-02.792288-80

8 Термометр сопротивле- I т

ния ТОМ-0879 .5Ц2.821.

425-64 L монтаж=200мм
ТУ 25-02.792288-80 №

9 Термометр сопротииле- I
ния ГСМ-0879.5Ц2.821.
426-18 L мпнтяж=320мм

ТУ 25-02.792288-80

Ведомость прилагаемых документов

------------ f-----------------------

Обозначение1
Наименование Примечание

9033I7-3-A.C0I Спецификация оборудования

903317-3-A.C0I Спецификация оборудования на щит
903317-3-A.C0I Ведомость потребностей в материалах

1 . Позиционные обозначения приборов приняты по спецификации 
оборудования 9033I7-3-A .C0I.

2 .  Модификация системы телемеханики и типы датчиков определяются 
при привязке проекта.

Типовой проект разработан в соответствии с 
действующими нормами и правилами и предусматривает 
мероприятия,обеспечивающие взрывную,взрывопожарную и 
пожарнуюбеэопасность при эксплуатации сооружения

Гл.инж.проекта
р * 4 >

Рожков Е.Н.

Ш1

Прямей,
Пров.

Hhb.N?

Ш й , Рож кой
огг>ь и/игуьоА

ш
хАКЯ

Ш £3

Привязан

9033I7-3-A

Газораспределительные станции

Типоразмер
БК-ГРС-80
Общие данные 

спецификация к плану
автоматизации и проводок 

___  Л ̂

Стадия

РП

Л и с т

Ю

вниипк
спеистройконструкция



ш

Марка,
поз. Обозначение Наименование |*0Л. Примечание

И Термометр ТГП-100-16-_ I Р3

160 ТУ 25-02.100375-84
15 Устройство дистанцион- I АЗ

ной аварийной сигнали-
зации УСГ-4

ТУ 51-350-87

17 Датчик-реле уровня I SLI
жидкости электрический

ДУЖЭ-200М-ПП
ТУ 25-02.022135-79

18 9033Т7 -  3 -  А.Л Щит измеоения и сигна- I вниипк сск

лияации
19 1727-1 .1 .10 .02 .000 Пропуск однотрубный 3 СПКБ

20 -01 Пропуск однотрубный 3 —

__ 21 1727-1 .1 .10 .03 .000 Пропуск четырехтрубный I

22 Т7Я7-Т.Т.ТО.04.000 Пропуск под импульсную л _
трубу

23 1727-1 Л . 10.05. 000 Пропуск двухтрубный 2 —

24 I 7 2 7 - I . I .10.07.000 Пропуск под импульсную 2. — -
трубу

25 1727-4 .I . 1 0 .02 .000 Пропуск трехтрубный 3 —

26 I7 2 7 -I . I .10 .01 .100 Стойка I —

27 I 7 2 7 - I . I .10.01.300 Стойка I —

28 Т727-Т Л ЛО.ОТ .400 С т о й к а ______________ I
29 I 7 2 7 - I . I .10.01.500 Рама I — —

30 1947-7.3.03/04.00.000 Расширитель I вниипк сск
*

31 Швеллер ШП 60x35

ТУ 36Л113т84_________

.42 Уголок 50х 50x4-Б ГОСТ 0504 -5S _25 м
СтЗС/rf - / ГОСТ 535 -79

33

осч•3х>>
_

£ | 20 to

34 Груба 14x2 ГОСТ 8734-75» 160 to
В20 ГОСТ 8733-87г

38 Труба 22х2.5Г0СТ8734=75■) 4Q м
В20 Г0СТ8733-87?

с

5

ьс

§
OsЬоtCъ

ш*
58

Марка,
----ПОЗ—-

Обозначение Наименование Кол Примечание

10 Мост уровновешанный I Р5

самопишущий на 6 то-

чек КСМ2 -  022И

ТУ 25.1610.001 -  82
I I Дифманометр сильфон- I Р6

ный
ДСС-712-2С0= 25000 М3/,

ТУ 25-02.100259-83
П а Дифманометр сильфонный I Р7

ДСС-712-2С0= Ю000м3/ч
ТУ 25-02.100259-83

12 Термометр ТТ П2 I 160 2 TI.T2
163 ТУ 25-2021.010-89

— 1 3 а _ Оправа 2П 165 160 100 2
100 ОСТ 25-Т28Т-Я7

13 Термометр ТТ П2 I 160 3 ТЗ,Т4,Т5
‘253 ТУ 25-2021.010-89

13а Оправа 2Л 165 250 100 3

100 ОСТ 25-1281-87

903317-3-A

Газораспределительные станции
Привязан Г И Л PVXKQ& M l W s? Типоразмер 

БК-ГРС-80 »

Стадия Лист Листов
с юс Ш т яооЬ

РП 2  .Пр о в . роз га о, ПариеноЬа iOK*
Прямей. • Проя. Цачалинок % s u - Спецификация к плану 

расположения средств 
г автоматизации и проволок

вниипк
слеистройконструкдия

Г U. контр Аошенхо * / * X

лг ( PQ PfA A l  А 2





2 Ш

Схема электрическая принципиальная аварийной  сигнализации

32
Р1 (поз. 5)

33

Р2 (поз. 6 )  

- 0 - ^ - 0 -----
3 4

5 L1 ( n a i l )
35

РЗ (поз. 15)
36

А З а(п о з.М )

П арам ет р Х1

П овы силось  

давление  
на Входе ГРС

1
Конт.
3 .1

2
Конт.

1

Понизилось  
давление  

н а  выходе 
потребителя

3
Конт.
3 .2

4
Конт.

2

А варийно - 
максимальный 
уровень в 
ем кост и  
конденсата

5
Конт. 
3. 3

6
Конт.

3
~\

Повысилось  

т емперат ура  

S выходе воды 
аз котла 

ниже нормы

7
Конт.
3 .4

в
Конт.

4

9
Конт. 
3. 5

10
Конт.

S

-
11

Конт.
3.6

12
Конт.

6

Х 2

+12 в 1

АЗУ-2 2

АЗУ-2 3

Общий 4

ТМ 5

ТМ 6

3ГБ 7

3ГБ 8

Элем.
12 9

Элем.
12 1 0 -

*220 В 11

-220 8 12

Передатчик устройства УСГ-4

1 АЗЧ-2
2 АЗУ-2
3 3 ГБ
ч 3 ГБ
5 Сброс
6 Звука
7 Aucm. ЗС
8 Аист.ЪС
9 1лтент-12В

10 Ъмнент*1?в
11 -220 в
12 -220 В

Приемник УСГ-4

32

42

43

f 2

45

46

47

f 1

12

АЗУ-2
-CD—

4 Z >

АЗУ-2  

^— CD-----

а

£

В схем у  
т елемеханики

3 ГБ

Л

а
- 5

2 2 0  В, 5 0  Гц

^ 03. 
0003 на-
чение

Наименование Кол. Примечание

Приборы по месту

АЗ Устройство дист анционной
диспетчерской аварийной сигна*
лизании УСГ-4
ТУ 51-350-87

АЗа Блок передающий 1
436 Блок приемный 1 В доме опера-

тора
Р1 Нанометр ВЭ-16р6х60 ТУ 25.02.31-75 1
Р2 Манометр ВЭ-16р6х10 ТУ 25.02.31-75 1
РЗ Термометр манометрический 1

7ГП-100ЭК-100-150-16-160
ТУ 25-02.100375-84

SL1 Дат чик-реле цроВня жидкост и 1
электрической А У Ж Э -200М -1211
ТУ 25-02.022135-79

Блок резервных 
б ат ар ей

220 В, SO Гц

Привязан

Проп.
Примен.

Имя Wc

903317-3-Л

Газораспределительные станции
ГКО-

laBomO.
РазраВ.
Яров.

Рорков M r юнг* Типоразмер
БК-ГРС-80

Стадия Лист Листов
Шигыров ' УАГ* РП 4ПзрдееВ V-fc/Г
(ичилимаВо Схяма электрическая . 

принципиальная аварийной 
сигнализации

вниипк
Сп ецстрой кон струхци я

Н.кшнтр. РыЪака6 «43



Пункт распре
делительный

п

N

Е1

Ш
1А

Г
$А1

п

VI

риг
ЗА

SA2 Г )

[]

10

FU3 
1А

11

SA3 k

12

[]

13

F M
Q,2SA

Ik

SAk

15

[te
ш 0.2SA

16

17

SA5 &

HL1

18

п

19

FU6
Ц25Л

20

гSA6 \S A 7

21

6  Cl

22

E LI 

L“0 “J
X  ,

Позиция

ВВоВ

пит ания

исполни -
тельная
схема
управления
кранам и

Схема  
управле
ния к р а 

н ам и

С хем а  
а В а р и й -  

ной сигна
лизац ии

13
П ит ание
прибороВ
телемеха

ники

£12

П от реби

тель
КС М 2 '022И —

Блоки сигнализации  

установок одоризации

Напряжение, 
В -1 1 0 * 2 2 0 * 2 2 0 * 2 2 0

Потребляе
мая мощность 

8т
С П С П С П к 3 7 С П 7

TFT

Поз.
обозна
чение

Наименование Кол. Примечание

Приборы на щите измерения и
сигнализации

EL1 Лампа 6220-230-60 ГОСТ 2239-19 1
FU1 Предохранитель n н-50 -1 1 Держатель

А Г 0 .Ш .5 0 1 Т У ДВП&-1
FU2 Предо хранитель ПН~50~ 3 1 Держатель

Aro.kS1.S01 ТУ Д8П8-1
FU 3 Предохранитель П Н -5 0 -1 1 Держатель

AC0.k81.S01 ТУ ДВП8-1
FUk... Предохранитель nti~S0-O,25 3

FU6 АГ0.к81.501ТУ
ни Лампа РНЦ'220-10 цоколь 2ш-15 1 Арматура АС-220

ГОСТ 5011-83 линза зеленая
R1 Резистор ПЭВ-25-1000 О м* 1 0 % 1

0Ж0.467.546ТУ
SA1... Выхлюча/лель пакетный П82-10 М3 7

SA1 ТУ 16-642.051-86
U1 Выпрямитель СВК-110-ЗМУХЛк /

U&X *- 220 8 ,5 0  Гц ' иВых т110 8, постоям-
ною тока У8ыхлЗА ТУ 16-529.100-76

1. Блок сигнализации £12 поставляются 
комплектно с уст ановкой УОГ-1

2. П у н к т  распределительный заказывает ся 6  
электротехнической част и проект а.

3 . Параметры, неуказанны е 6 прямоугольниках 
Выбираются при привязке проекта.

гип
ЗаВ.отд
Рэзряб.
П роб.

И хонтр

РожкоВ
UlUVipOb
Гордее 8
ЧичилиноЬ

ш .

Ры 6 аковЬ&яИмжх

лои

903317-3-А

Газораспределительные ст анции

Типоразмер
Б К-ГР С -80

Схема электрическая 
принципиальная 

питания

РП
вниилк

спецстройконстр7*пха

Ф о р м а т  A Z
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Наименова
ние пара
метра и 
место отбора 
импульса
Обозначение 
чертежа, место 
установки

Расход

Входной газопровод

Управление кранами

Нитки редуиироВания

Расходомерная Часть технологическая

Позиционные 
обозначения 
по схеме л. 3

Р6 Р7 МНЮ МН11 МН12

7

6 технологическую 
линию продувки

S

, Труба 2 2 x 2 ,5  J м

2 м

1,5 м

1,5 м

т *  Х Л  X X  X х

g Р~ L л Фильтр
------ ' •Косуигит ель

Труба 14*2

g рЧ. J <Рильтр 
. осушитель

%
ЭПУУ 

■w— т — пг
w>

Трубо

х

л - ®

X
X

Трцба 14*2 1 ,5м

I Рцков Высоко 
го ЬоВления L

| ЭПУУ 
—ф—пг

ЭПУУ 
ta— ш— qi

i t .

Кран с пнеВмо■ 
приводом

Привязан

. П р о в .
Примен.

Труба 22*2.5 2 м

...............  ' . - : >/я
Поз.
обозна
чение

Н аим енование Кол. Примечание

1 Вентиль исполн. 5 , Ру 16,0 МПа 33
Пу 6 ГОСТ 23230-18

2 Вентиль исполн. 5, Ру 16,0 МПа 21
Dy 15 ГОСТ 2 5 23 01 8

3 Короока соединительная КП24-233141 1
ТО 16-685.032-86

Ц Коробка соединительная КС -20-1 1
ТУ 36.2568-83

5 Соединитель ниппельный НСН 14*М20 98
ТУ 36.1104-82

6 Штуцер 1947-7.1.10. ОО. 0 0 4 37

7 Соединитель НСВ-КТруб. 1/2" 91

T9 36.1104-82
8 Тройник К Тру6.1/2" ТУ 36.1116-83 18

9 Сочинитель НС814*1/2- 74  36.1104-82 3 -

10 Соединитель ниппельный НСН 14* 1/2 т 3
ТУ 36.1104-82

Обозначение М арка и размер
Ед.
WM.

Кол. Примечание

Кабель ГОСТ 150818 КВ8Б 4 *1 М 65

Кабель ГОСТ 1508-78 КВВб 14x1 п 30
Кабель ГОСТ 150818 КВВГ 4*1 и 85
Кабель ГОСТ 1508-78 К8ВГ 7*1 и 2

Провод ГОСТ 6323-79 ППВ 2x1 н 30

Труба ГОСТ 873<г75 14x2 и 160
ГОСТ 87 3 3 S 7 820

Труба ГОСТ 8734 1 5 22x2 ,5 о 40
ГОСТ 8733-87 в 20

Труба ГОСТ 3 2 6 2 1 5 20*2,8 1/ 20

Кирпич оЬыкноВсн- шт. 150

ный ГОСТ 530-81

А. Кабели 8 ,2 0 ,2 6  проложить В траншее с покры
т ием ки рп и ча .

2 .  Д лина кабелей и  т руб даны с учет ом  6Vo н а д 
бавки н а  изгибы , побороты и  отходы согласно письму 
Госстроя СССР от  17.1219 г. Н * 8 9 Д

3. Местные приборы н а  схеме не показаны
Ц. М арка сечение и длина линии связи 17 Выбирается 

при привязке проекта

ГИЛ
Зав-ртЭ.
раъраЬ,
Пров.
н.контр

9 0 3 3 1 7 -3 -А

Газораспределительные станции
Рожков
ШигчроВ
ГорЪееВ
ЧичшцнрВа

_

РыЬсплВ

Типоразмер 
БК-ГРС-80

со единений 
нешних проводок 

(начало)
Т Г

С т а д и я  Л  и с т  Л и с т о в

рп

ВНИИПК
спепстройконструкния 

Формат Л2
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Ал
ьб

ом

щ

Температ ура
Газ

- Входной газопровод лоеле 
пьмеуиовитеиеи

Выход HOti 
газопро

вод
Выходной ЬодопроВод

от котла

Б помещении КИП

№ . 6АГ2 ' в к з е з

Наименование 
параметра 
и место 

отбора импульса

Давление

Газ

Газопровод Входной Газопровод
Выходной

Сигнал

зВукоВой

УроВень

Конденсат

Емкость сбора конденсат а
Обозначение 
чертежа, место 
установки
Позиционные 
обозначения 
по схеме л.з

Н а  стойке В расходомерной В помещении 

КИП

Р4 Р2 SL1 Х Т к

TF N  и  ^  vB

t e \ p r : r c r q 7

®

ш м м  Ш
Труда 20*2,8 2 м

В

КП12 N * 2

X

Т 7

цепь
/
2
?
4
5
е>

© ®  ©
*

«ч t
*

«О

3

ХВВБ Ч* { ® $ 5 j \  
Труба 20*Z& IS *

ПЛ8 2x1 2м й

ЧИО

П

т- М Ю J  ** м
Прием н их УСГ~Ч'2

*  ю

б М »*к>

ПП8 2*1 1Ж Г >
| t  «С

г а

ЛП8 2»Ь5 2 м

АЪ6 »

220 В, 50 Сц

3 Г В

19

К блоху резерв
ных б о т а  рей

* -  В егжеи  ̂ те/емеханики

'AW2

Аон
оператора

М2 /13

220 6, й
S0 Гц

.25

--------- 1
*4 N.сча ч»*>« £ ■Эч*т>«лч>V*•О

£ й Ч>Vft'ft
сч»
Ч>

4 
63

 
\

'><0Ч»

щ
Щ ит измерения и сигнализации 

------------—

(э ;  5  ( з )

, у  ,т:

^  Линии сёязи

сип Р о ж ко в i т т т
ЪаЬотб-
Разроб.

Ш игчроё
Гордеев ■ е щ ш .

П ров. Чичилимо&ь г У Г Я к  ;ш 1
I L 4Н.контр Р ы воков

903317-3-»

Гагорас пре дели тельные станции 

Типоразмер 
БК-ГРС-SQ
Схема соединений 
внешних проводок 

Спродолжение)

Стадия Л и ст Листов

Р П
8

вййипк
спецстроЯкоистру1сийя,



И
я

»»
 п

од
л.

 
П

од
л,

 м
 д

ат
а 

| 
Вз

ам
.к

яв
.№

 
_

82
7$

 
/7.

07
if

 J
W

' 
1 

~[
 

’ 
__

__
__

__
__

_ 
Ал

ьб
ом

.

Ж

НаименоВа- 
ние пара мет* 
ро и место 
отбора им
пульса

Управление кр ан ам и . Расход Управление кранами

Газ О д о р ан т Газ

Входной коллект ор
Выходной
газопровод Н а  Входе ГРС На Выходе ГРС

Обозначение 
чертежа место 
установки Н а ст оике у кранов Помещение

КИП На стойке у  крана На кране Н а ст ойке у  кр ан а Н а  кр ан е

Позиционное 
обозначение 
по схеме л.~Ь мпз

Часть техно
логическая УВ\ SQ1 УВ2 S Q I



ш

4

П лан на отм. 0,000
Mt :WO

-е си ш и т е л ь  . -^зез управления крачс/нч

В и д  А
М /: /00

Ф р а гм е н т  4

Часть ЭМ Часть QB //

Место прибор од 
телемеханика

Услав пае 
графическое 
изображение

У

□

Н а и м е н о в а н и е

Прово д/га меняем отметку

Датчик или первичный измерительный прибор

(Hum, прибор

/. Монта ok приборов и средств автоматизации выполнить в  еоотвем- 
с mg и и С указаниями С//идб.0б07-85„Системы автоматизации "

2. йозиционнь/е обозначена* приборов и  номера кабелей а т луб 
соответетвунгм схемам ласти С. 7,8 Я '

Д вабели и  1 UL<?\ 1га i пролоо/сить в  траншее на глубине 0,6* с 
Покрытием из нирпичо/, В местах перехода </ерез газопровод кабели 
нролаУсцть в  асбоцементной /пруде,

4. Узла/ управления УРУУ и рольтрь/-осушители поставляете я 
комплектно с кранами.

6. £>лок сигнализации УОГУ поставляется комплектно с установ 
кои УОС

С. Устройство суоканхцее £ /  залазь/бается и устанавливаем
ся в  технологической части проекта

7. Звонок громкого б/я НА/ {3 rsj поставляется комплектно с 
устройством УС г  /газ. Ав.

8 Металлоконструкции для установка приборов и средств автома -  
тизации, а  также пропуска для ввода кабелей а труб <6 блок-бокс 
ГРС с/ их привязка бань/ в  конструкторской части пр>оелтсУ. 
в, йривязкаг мест установки приборов и средств тслемегалили определя
ете я аис тититом-генпроектиробасиком,
/О. Шит, приборы ̂  металлоконструкции , трубьг нормально не 
наховя/ичеея под напряжением запулить согласно указании дУУ.

Привязан

Пров.

Ппимен.

Инв.№

Ш

Мконмр.

РоЛскаб...
Шакуров
Чочалшова
Грачсв#_ 1Щ ЛШ А

Ш м е

w.oU
\ЛА.
ы »

9 0 3 3 * 7 - 3 - А

Газораенредели/нельнь/e станции

Сипаралмер/ 
6ГАГ - ГРС -80

Пнан раеаалзлеения средств 
автоматизации ипраОгдок. 
<̂атмеу»/; коды Л, Б j

A LL

Сталин

Р0 '<?
1-пШ.Г.'Ц

вниипк
спсцстройкокструкиия 

<Рс>ЯМОМ Л2



Ведомость опор и прожекторных мачт [ Ведомость рабочих чертежей ОСНОВНОГО упмгитйтгта потки эн

Поз. Обозначение Наименование Кол. Примечание

1*2 3.320-1. выпуск 2 Стойка СЦс - 0,65 - г
с кронштейном КО
со светильником

Лист Н А И М Е Н О В А Н И Е Примечание

I Общие данные площадки Мслнис. лай/ и та

Д9

Рабочие чертежи основного комплекта марки ЭН выполнены в 

соответствии с действующими строительными нормами и правилами 

и предусматривают технические решения, обеспечивающие взрывную, 

взрывопожарную и пожарную безопасность при соблюдении установлен

ных правил безопасности эксплуатации здания.

_______  Главный инженер проекта /Е  #  Ро#хо£/

Обозначение н а и м е н о в а н и е Примем:

Ведомость ссылочных

документов

3.320 - I Опоры наружного освепения и Разработка

контактных сетей г о р о д с к о г о  тпанспор _0$ХБ_____

та (  на основе межотраслевой унифи- "  Главнос-_
кации; тромстрой

ч

—

33с0)и

зовместнс

с НИИ КБ

"Ьсс твоя

СССЕ____

Ведомость прилагаемых

документов

903 317-3-ЭН.СО Спецификация оборудования

903 317-3-ЭН.ВМ Ведомость потребности в материалах

1. Молниезазгиту от прямых ударов молнии выполнить по I категории 
молниеэшциты (ръзч. г/, /гг-#7)0?дельно стоящим металлическими молниеотвода - 
ми высотой 15 м.

2. Наружный контур заземления установок и сооружений выполнить 
из электродов круглой стали диаметром 12 мм, длиной 5 м, соединенных 
между собой шиной из полосовой стали сечением 4x40 мм. Сопротивление 
изоляции заземляющих устройств должно быть не более 10 Ом.

3. Количество заземлителей выбирается институтом-генпроектировщи- 
ком при привязке проекта исходя из удельного сопротивления грунта. !

4. Для защиты от электромагнитной индукции между трубопроводами
и другими протяженными металлическими предметами в местах их взаимного* 
сближения на расстоянии 10 см и меньше через каждые 3 0 м приварить 
металлические перемычки. Для защиты от заноса высоких потенциалов по 
подземным металлическим коммуникациям необходимо при вводе в сооруже
ние присоединить их к заземлителям защиты от электростатической индук
ции или к защитному занулению электрооборудования.

5. Молниеотвод учтен в архитектурно - строительной части проекта.
6 . Управление освещением осуществить из помещен КИП от автомати

ческого выключателя АП-50Б.

гип —
ПриманиЗеи.отд.

Пуиу«««
Про*.

1Инп»Ь 1

9 0 3 3 /7  -J -J M
..

run
Ы *"0

PojkmoS
Шиеюоб

fZM&WR 'Га 60рас пре дели crPo/y^i/p
Типоразмер Стадия Л ИСТ

■ 6М - ГР С -  f0
РЛ г \

Разраб Дро*оба mss Одшие dc/MrtbJe Ос&еи/е- \ вниипк 1
/Гл/охмаа
/)я1ие.нко

/iC/€ /7 4 - 1 шепстройковстру я I
jau /am a  | [

к

I

Ф 0р#0/?Г Л.
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Ае<?ОМОСЛ16 ОСНоЗнОСО НОМПЛеН/ПС/рсгдо VUX VQO/ПСХСО H O p X U  9 0  Зб<?0/ЧОС/7?4> П риЛ0/ОеМ 6/* £?0ХуАГеНП7аЗ

Лист Н А И М Е Н О В А Н И Е Примечайте

/ 9 д щ и е  д а н н * / е  д н с п л и н с х и и я

/ / О т я е д н о е т *  н а д е л е  и  3  м  А и д  А ,

Обозначение Н А И М Е Н О В А Н И Е Примечание

9 0 3 3 /7  - 3  О О С О С п е у и о э и н а а и я  о д о я и д о З а н и я

Sad A

Эксмнкццня помещений

ft Н анненобанне

/ П о м е щ е н и е  А Г А

г З о м е с и е н и е  Х И 0

3 З о м е и / е н и е  н а с  х о  д о -

М е я н о и

4 / Т ом еш ен и е я е д о и и -

О о З а н и х

Рабочие чертежа оснобмоео комплект# марли 9 0  
£иполнены 3 coomSemcmSuu с А̂ истЗиннцилн/ строи/пе/гьнбн 
ми нфмоми а правилами а предисмо/прибо/о/п технические 
решения, аЗеспечоЗонхцие З/рыЗни/о, Ззрь/Аопонарнхн? и 
покорпит Зезопасность rpa соЗянзАении хстонаЗненнса 
ара Аил дезопасностц знспхиатации здания 

ГхаЗныи инженер проекта f k L ' ' / 6 0  Р о ж х о З /

7/:ЬЗ

600

М

У о т р е д н о с т б  х а б е  л е и  S et.

Ч и сл о  и  с е ч е 
н и е  ж и л , 

н а п р я ж е н и е

м и р н а

/ 6 6 Г

I

з в /

3  ‘ / ,5 -0 ,6 9 /,г

0  * 9 ,6  -0 ,6 6 /Г

3  * 0 ,3 - 0 ,6 6 7

f. М о н т а ж  з л е н т р о у с / п а н о З о н  £ e c m u  с о г л а с н о  / 7 У 9  

„  мгн Ж  ?6-а  о*-а ммссссСр

2. Ч а с т и  з л е н т р о у с т а н о З о х , н о р м а л ь н о  н е  ееоА гоок и р н е

с я  п о д  н и п р я я г е н и е м , З и н у л и т / ,. Д я я  з о н у л е н и я  ис/уол/ jo  

З & т б  н у л е З у / о  ж а л у  /гаде/tя , н г/ п о л л о н о н ст р у н о и и  д ю н -З е н с и  

J . Mo/D/cy, c e  v e n a e  a  vc/ сл о  j/rt/st н е гд е  л  я  д д о д а  o n p e d e  

л я е т  и н с т и т у т  - г е н п р о е н т и р о З щ и х  п р и  п р и А х з н е

4  / 7 ом егг/ ен и е А Г А  з а н и м а е т  а л о  а / о  ok  У / f *  у с т а н о З л е н - 

н а я  м о щ н о с т и  О, /  ж А т , п о м е щ е н и е  X /f/7 з а н и м а е т  п л О - 

и / а д б  9 м * , у с т а н о З л е н н а я  м о щ н о с т ь  0 ,4  л  А т , п о м е щ е н и е  

р о с х о д о  м е р н о й  з о н  и / ч а е т  п л о щ а д ь  9 м  *  у с т а н о З л е н н а я  

м о щ н о е т 6 О ,/л  А т , п о м е щ е н и е  р е д у г^ и р а З а н и я  з а н и м а е т

п л о и / а д б  9 н * , у с т а н о в л е н н а я  м о щ м о с т ь  0 Р л гА т .

5  / У о н т а ж  с е т е й  о с в е щ е н и я  3  п о м е щ е н и я  г  3 3  А  и

Ks?/7 б ь / п о л н и т ь  н а д е л  е / f  м о р и г /  З А  А З  Г 0 Г Т / 6 4 4 0  - 0 0 , ;

6  п о м е щ е н и я х  р а с х о д о м е р м о д  и  р е д у у и р о З а н и Я  -

х а  д е л  е м  м а р л и  А  А З  3 0 6 Г  / 6 4 4 0 -3 0

6 С борнь/е ш Аъ/ п о  Г О С Т  0 6 6 4  -0 0

1

гйп Примзаа
Зат.от*.

Пойман.
Про*.

J k b tt______________

9 0 3 3 / 7 -  3  -  9 0

Г Й 7 Г
Зобата

Р а н к а 6

Ш “ гу р о £ * » Л
г ^ Р Щ Р ^ а с н р Р д х А и а г ^  ц-* п

Т а  п о р о з  м е р  б х -Г Р С - д о
-та^ня Ли ст Лист ал

А р У
Р а зр я д
П р об

Нкт/т

Д р он о Д о  
К //окон#

<0/юсск sam (j/ щ  и  е d o ffrtb  te  3*сллохаис/* 
по/чещ еж/о /30//ко*д*<х:л/ь * о  
а/леи Олт /$иа АЩ Э вниипк

АиАонаА т а З Ш » ОеистроОномструх^н

f

Формат Аг
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ВЕДСКОСТЬ ссылочных И П К Ш Г Л Ш Х  ДОКУМЕНТОВ ВЕДОМОСТЬ СПЩГ ЖА ИИ Я

Настоящий проект разработан в соответстгия с дейст- 
вуюсдгя нормам ж праЕилвсд к предусматривает меропри
ятия обеспечиваюге взрывобезопасностъ, взрывопожвро- 
безозасностъ я погаробезопасность при эхспяуатахкн ада*

Главный инженер проекте /0 x u J l \ Р * ’* ' * ° & J  '

Обозначение 11 А И М  L  И О  В А II И 1. Примечание

ГОСТ 17(438-72 Плиты бетонные тротуарные --- / .
ГОСТ 6 6 6 5 -8 2 Камни бортовые н железобетонные

Сердя 3 ,0 1 7 -1  зып. Оглавление шгошелоя и участков
предприятий, зданий и сооружений.

С ер п  3 ,5 0 1  Л -1 3 2 Унифицированные железобетонные

опоры высоковольтно-сигнальных ли-

н е й  аэтоблоклрозки напряжением

■3-10 кВ.

Сери.': 3 .5 C 3 -I7  в Л Келезобетэнные плиты для сборных

покрытий временных автомобильных
'

дорог гро:мыпленньгх предприятий ~
1

.........  |
Црхтагаемые документы

903317-3-АС Ш Ведомость потребности в материалах

Лист%
' « Наименование.

Примечание

2 . Спецификация к схеме расположен сооружений

3 . Спецификация к объёмом работ. -

4- Спецификация к схеме расположения фундаментов я Г ^
опор.

7.

1 БЕДНОСТЬ ЧЕРТЕЗаЕй 0СН0БМСГ0 KCtCJECTA ИАШ J.C

Л и ст Н А И М Е Н О В А Н И Е П римечаю т

Т Общие данные

2 Схема мсположения сооружений
_ 3 Сечения I - I .  2-2. Объемы работ.

4 Схема расположения фундаментов и опор. Разрезы.
5 План на отм.0.000. Фасады 1-2.2-1.А-Б.Б-А. Разрез Т-1

Узел Т. Панели типа ПС.
_ 6 План на отм. 0.000. Фасады 1-2.2-Т.А-Б.Б-А.Рвэпея Т-1

Узел I .  Панели типа ПСТ.
-J7 , Стойка СК-Т. Молниеотвод высотой Т5 и.

,
""------""" V

1 . Проект разработан для следупрх условий строительства:
1 ) рельеф территории спокойный, грунтовые воды отсутствуют;
2 ) хрувтн в освовании наручниистыа, вепросадочныа, со следу* 
иргиж нормативными характеристиками: Y  **3°С;

• ~v • : . Л > .0 2  кгс/см*
; • Ы ®  кгс/см2 .

/-1.втс/мэ

3) сейсмичность- на вше 6-тж баллов;
4 ) снеговая нагрузка -  150 кгс/м^ * '  
б)' ветровая нагрузка -  кгс/м^ в
6 ) расчетная зимняя температура для строительны* • конструк- 

. шгй.до минус 40°С.
2 . За относительную отметку 0.000 принята отметка верха 

фундамента под блок-бокс, соответствуют?* абсолютной отметке
равной СИ

3. Под всеми фундамв|ггами выполнить оесчануэ подготовку 
тодлжкой' 100 ьзл.

* 4* фи строительстве ГРС в районах с природнио услови
ями отличапцимися от указашшх,Проехт необходимо скорректиро- 
вать при привязке.

. 5. бохс ГРС- 40 (укеарнтв х аыгладкыи засисчтаи 
ссокных ЖСАСЬОЬСТОНМЫ* ршт. *
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