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УПРАВЛЕНИЕ И СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ
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Схема электрическая подклю чении

S2-B, «М5 1

ЭЙ Опросный  лист «6

г

J АППАРАТУРА УПРАВЛЕНИЯ, ВКЛЮЧАЯ СИЛОВЫЕ 6AOKU, 

РАЗМЕЩАЕТС Я Б ЩИТЕ УПРАВЛЕНИЯ ПРИТОЧНОМ ВЕИТ- 

RAMEPOU ЗАЩИЩЕННОГО ИСПОЛНЕНИЯ-

I Схема эл ектри ческая  принципиальная  управления

ОБЕСПЕЧИВАЕТ ВОЗМОЖНОСТЬ СОЧЕТАНИЯ СО СЛЕДУЮЩИМИ

СХЕМАМИ '

НАИМЕНОВАНИЕ СХЕМЫ | Обозначение комплекта WAUMEHOBAHUe ПРОЕКТНОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ

Примечание

Регулирование

Управление вытяжными

ВЕИТСИСТЕМАММ

Д истанционное

УПРАВЛЕНИЕ

Противопожарная

АВТОМАТИКА

К5Ы -1а дЦй ЯуСМ  И й  
г.а м 'л мАиш ш  
ш л я
К1ТРП1 Ш Ш 1 ,

Общие данные

КОПиРОВААJb*fTt
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электропрогкт
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Упрощенная технологическая схема 
ВЗАИМОСВЯЗИ электроприемников

Пояснение работы контактов датчиков:

Контакт разомкнут при аварии (например, при падении 
давления воды в теплосети, при пожаре ит.п)
Контакт разомкнут при отсутствии потока 
воздуха

Контакт разомкнут при значениях температуры воздуха 
Равных или меньших О9с (перед воздухе нпгремтел&н)

Контакт разомкнут при знпчениях темперптуры 
Обратной воды ниже расчетной

Контакт замкнут при значениях температуры 
воздуха ниже расчетной

У ем в ные обозначения:

Ф Зажим реле времени KTS
Он) - маркировка зажима реле времени KTS

0  Зажин колодки блока управления Б0У5Т30 
- Маркировка зажина колодки блока управления

° Зажим колодки управления, используемый 
для унификации технических решен ид 

№1 маркировка цепи, подключаемой к зажиму 
колодки

2р ~ Маркировка цепи из схемы регулирования

ВЫ ^ЕРККА  ВРЕМЕНИ РЕЛЕ 
Щ  m  К  ТА, К 7 Н , НТВ, К П  0 , 5  С 

КП, КГ9, KW  - 10 С

привязан

инв.нУ

поз
обозна
чение Наименование Кол

_____________ О

примечание

Электрооборудование, устанавливаемое но месту

гн тп электродвигател ь ~ 380 S г Комплектно
с оборудованием

ПЪЧЛЬЬ Механизм исполнительный ~ евов 3 Копплектпо ешя/шом

Посты управления

383 {
SB4 i
SBS 1
Ш 1
НЮ /

Перечень аппаратуры, входящей в состав щита щупэ, 
приведен в товаросопроводительной документации, 
поставляемой заводом-изготовителем комплектно с 
упомянутым щитом,

Приточная 
венг система

1----
9D(f-0M5.SS Э£

Управление и силовое электрооборудование 
приточных камер

1Ш Ш У М Я Ш  Ш/УД
дсгроьекиЬ ЭЕ Щ П ' 1 4 ...

ТнконтллrorgjШ д Ш Г
W

MW d x l f r h э л е к ф и М д к>> ж 
п р и н ц и п и а льн а я  ra n  

(начало)

ГПиЗЛЕ КТ ро проектMQCKbR
Л ЛElSEj{слфрьпьь few owii
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Управление и силовое электроозоруОозннне 
при точны х к А мер
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Реле времени кт5

Номерцепи.в,которой
исполь
зуетсяКОНТАКТ

Ошилчение
КОНТАКТА

НязняченисКОНТАКТА
I
0  
* *  
О т

1

£ ч ,  

1 1 
I  1

t|

I I

i7
- ( i r S f e

Включение приточного вентиля- 
торя летом (после открытия
КЛАПАНА НАРУЖНОГО ВОЗдУХА) 1 'JZ 7 7 7 7 7 / / 7 / / / A I

~!г!)
Не иепользустея I I

п
И  0»

Подключение дятчикА s кз 
для контроля про г рев а воздухо- 
нАГРсвптелй перед включениемвентилятор а 1 ^ 7 ^ 7 X 7 7 7 7 7 7 7 /, |

1 6

(?) ^ "($)
Включение приточного венти- 
лйтора зинои (после прогревл Воздухом» греЗАтел я) 1 JC 7 7 /7 //A |

29
(17) ((1) КОНТРОЛЬ ПУСКА ВенТКАМСРЫ [ h

74 (ч) Окончание п ус к а  вемткнмеры

-----

**И=ЬО.. т с  
i $~t 4 -  tie 

* *  1ч = б0.. т с

t5= 1ч + tic 
Ы - Ь ч Ч т е

* # уточняется про нялядке

Л UR ГРАММЫ ЗАМЫКАНИЯ КОНТАКТОВ

Конечные выключятели исполнительных мехянизмов меч, fiBS,fiB6 (Терекш чй те ли универсяльные
S U  SA£,SA7

Г  ПКУЗ-ЖМА/□
Соеди
нениеШ7АКтой

h\7L
в е з
шш

£ j j3

с& Ш
штшш

ш ш ш т и
/ 2 X * - -

З У — —
X

5 - 6 X —

7-* — — , X

9-Ю X — —

нмг — —  ! X

у X — —

75-/6 — — X

77-7 в X — —

79-20 — — X

27-22 X — —

2324 — — X

2 5 2 6 X — —

27-28 — —
ж

29-30 X — —

37-32 1 — — X
33-34 — X —

35-36 — X —

37-38~ — X —

39 40 — X —

47-V2 — X —

чз-чч — X —

Ч5Ч6 — X
чп-чС — X —

ПКУЗ\4iCS00B 1

Соеди
нение

Й
Раи
чоО

КОНТАК т 7м
ТОВ Ш К И ! Ш
7-2 — - X
з-ч X — —
5-6 — — X

'1-3 X — —
9*7 0 — — X
47-72 X — —
73-74 — X —
75*76 X — X
77-78 — X —
49*20 X — X

№

П К У З  - H i U  2 (И Ч

Соеди:
некие
к о н тТОВ

Зима лето
Ь л
5е' +Ч5а

7-2 X —

3-4 — X
5-6 X —
9-8 — X

SA4

ПКУЗ - /27/0763
Соеди
нение
КОНТАК
ТОВ

отклю
чено

вклю
чено

Огкл ЗКЛ
0° •» 4S0

i-z — X
з-у — X

* не нспошшея

Условные Обозначения.

Контакт замкнут 

О  Контент разомкнут

Пришли

Шл ш

Приточи ля
BCHTCUCTCMA

И. Ш 1Т
Tjk 'u'

1mm о/д Остгоаскои
0JM*H**L
Тино'Випн

Cl мхГЦл+ромоа

ж .
4&Ы

Ш

Ш Р0-/4-

90ИИ5.85 П

УПрЛбЛСНиС U силовое ЭленгрооворудолнниеПри/О ЧНЫХ нянем
(ш ш ш щ ш ш ш

а
Икс н а  электричесхня 
принцип  и  АЛЬ* №  /30 

шш\__  < о подол* с ние)
Кын/ровлл Кущ

Г П И
ЗЛекТРОПРОЕКТ

____ М 0 С .К В Р
формат не
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Тлвлицл {
Контакты аппаратов, предусмотренные, схемой 

_______ _ _  управления приточной вемткАмероа

Продолжение таба- У

Проточная
вентсистемА

20599-Ж Ю,ГГ ~
904- 0Ы5.85 ы

\ynpABAtHue о силовое элвктрооборх доенное 11 приточныл кннер |
| привязи» — Ш Рж  тя гл  тжня-Ш
________ ___ р Г о_____ ! 1 виг п -- 1______ -\hxohtF огиенко_ <X#Sj Слеп а ЭАВкгричееннр гпи
IIZ tlZ L If** гр. гиаодплн тщ г. m i принципинльння 4$П 

(продолжение) аЛЕКТРОПРОБКТинл на Хсг.инж Сафронов опт MDCKBR
Копировал Киц- Форинт A2
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Контакты для дистанционного управления вентилятором

Вид дистанционного 
управления t 

(для конкретной 
приточной 
венткамеры 
предусматривается
только один из 
Видов дисшанци - 
о много управле
ния)

Расшифровка у с л о в н о г о  
Обозначения контактов,

указанных в схеме
Примечание

Пуск /

( Равочий 1 
режим)

Пуск 2

(дежурный
режим)

C ro n

i 2 3 ч Ь

J Управление 
с

диспетчерского

пункта

22-/^  с

1Ь 2Ц 2 2 - ^  П и

(Пк.чичш  включена 
Отключить лт чии
*Н1 - н  F- К

Отключт включено 
0ШЮЧ37Ь| .включил
г ы \  -Ч  г -  in

Отключено включено 
Отключить включить
у  1~ч F - 1» {

-  Ч - + - + — £
“ l i l t О

гЬ У  24
и

Управление из 
обслуживаемого 
помещения ( с 
одиночного поста)

g
~гз j U  гч

22-iJP* 14

II

Таблица tf
Расшифровал условного обозначения контакта МВ6 mba. mbS

Тип
электрического

привода
исполнительного

механизма

Расшифровка условного 
обозначения контакта

Р АО ШИФРОВ tt А УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ КОНТАКТА
MBA MBS

Номер цепи, в которой исполь
зуется контакт

Номер е̂пй, в которой исполь-
5ШСА КОНТАКТ

ч 14 3 <9
МЭО-16,
мэо - чо

?S02 <р SQ1 ,*аг чш . 9sa< 9sa<

- Y r f t

мэо-юо,
мэо-гьо

9 5ог 
и~

9 so* 

""У в

9saz 9 saz
т Ч н г Л г

ysci< 9sai
- r ^ V W

МЭО-6,3 m коз im m  Kfo

ШЯ-ОМВ (НР6)
9 so ч

~1г ”** ij~
9 w

- r - ' H r
— —

Таблицаз 
отсутствует

m— ]
[ П Ш Ш -i

* f l it9 nez

Tpm m

S' *

*f$!

Включение
(пик!)

SIS
i t 5
i l l
etc*

Отключение
(Стоп)

3!$S C
A ,

jiSls

Включение
Wen)

Отключение
(СТОП)

Таблица $
Ток вставки теплового реле пускателя

Наименование механизма
Iyer, та)

рриточный вентилятор (рабочий- резервный)

Приточная
вентсистема

zom -щ Н

3DA-DM5.85 П

управление и силовое электрооборудование 
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Форма

Опросный диет _
на щит типа  Ш01- Ш Ш

{ НАИМЕНОВАНИЕ И АДРЕС ПРЕДЛРИАТИЯ

I  Наимснование оеъектд

3. Наименование и адрес заказчика

♦ НАИменовАние и адрес проектной организации

5 Завод - изготовитель -  Ангарский электромеханический завод 
ББ5Ш г. Ангарск, Иркутская сбл

Б Исполнение щита щупз-□□□-□□□□□
1. Переменные технические данные принципиальной cxsmw

ОПРАВЛЕНИЯ

i & 3 4 S $ 7 8 9 W Н *г /з
( ненужные вычеркнуть)

I. По ДАННОМ* опросному ЛИСТУ ИЗГОТОВИТЬ ---------- ЩИТ f Об)

3. Of 03 НАМ В И НЕ ЩИТА (0в) ПО ЯРОЕОТУ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОМ Ч А С Т И

ОБЪЕКТА-------------------------------------- -------- ---------------------------- --------

Ю. Количество приведенных панелей на один щит

и. Количество приведенных панелей на ---------  щ н т (о о )

«  Степень защ иты  щита * JPJ/, по гост М Ш 'М

( НЕНУЖНЕЕ ВЫЧЕРКНУТЬ)

Главный «н ж *« * *  проекта ------------------- / -------------

Форма

Опросный лист —
ИА щит ТИПА Ш01- ВЭУХЛЗ

4. Наименование и адрес предприятия

а Наименование объекта

3 Наименование и адрес заказчика

Ь Наименование и адрес проектной организации

5. Завод * изготовитель - Ангарский электромеханический заем  
108124 г Ангарск, Иркутская оба

6. исп»лщ«и» цит* щупз-QOO-ODDDO
1. Переменные технические данные принципиальной схемы 

управления

\ г 3 k 1 8 7 8 1 W н а
( ненужные вычеркнуть)

I. По данному опросному аиоту изготовить --------щит/ов)
0. Обозначение щита (qi) по проекту электротехнической части

осъшта---------- --— — *■------------------------------------------------------- -------------
II. КОАИЧССТ ВО ПРИВЕДЕННЫХ ПАНЕЛЕЙ НА ОДИН ЩИТ --------- -

И. КОЛИЧЕСТЮ ПРИВЕДЕННЫХ ПАНЕЛЕЙ НА ----------ЩИТ /••)---------- -—

/а. Степень защиты щита -  IP34, JPM по гост 
(ненужное вычеркнуть)
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