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ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

9 0 3 Н Ч 5 2

КОТЕЛЬНАЯ С 3 КОТЛАМИ КЕ-4-14С
ОТОПИТЕЛЬНО- ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ С ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫМ ГОРЯЧИМ ВОДОСНАБЖЕНИЕМ ИЗ КОТЕЛЬНОЙ

ТОПЛИВО -  КАМЕННЫЕ И БУРЫЕ УГЛИ

С О С Т А В  ПРО ЕКТА
N N N NАЛЬБОМОВ Н А И М Е Н О В А Н И Е А Л Ь Б О М О В АЛЬБОМОВ Н А И М Е Н О В А Н И Е А Л Ь Б О М О В

АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ
i l l  З Д А НИ Е С ПАНЕЛЬНЫ МИ С Т Е Н А М И
1 (2  З Д А Н И Е С КИРПИЧНЫМИ С ТЕНАМ И
I

I
Ж

КОНСТРУКЦИИ. УЗЛЫ И ДЕТАЛИ ОБЩИЕ ДЛЯ ВАРИАНТОВ ЗДАНИЯ 
С ПАНЕЛЬНЫМИ И КИРПИЧНЫМИ СТЕНАМИ.
ТОПЛИВОПОДАЧА
Ч ЕР Т ЕЖ И  АРМАТУРНЫХ И ЗАК Л АД НЫ Х ИЗДЕЛИЙ

ТЕПЛОМЕХАНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
КОМПОНОВКА ОБОРУДОВАНИЯ КОТЕЛЬНОЙ
ОБЩЕКОТЕЛЬНЫЕ И СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ТРУБОПРОВОДЫ, ВОДОП0ДОГРЕ-
ВАТЕЛЬНАЯ УСТАНОВКА, УСТАНОВКА ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Ж  КОТЛОАГРЕГАТ (ТО П Л И В О - КАМЕННЫЕ УГЛИ)
Ж  К О Т Л О А Г Р Е Г А Т  (ТОПЛИВО -  Б УРЫ Е У ГЛ И )
Ж  ВОДОПОДГОТОВКА

САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
Ж  ОТОПЛЕНИЕ И ВЕН ТИЛ Я ЦИ Я . ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ 

М ЕХАНИЗАЦИЯ ТРАНСПОРТА.
Ш  М ЕХАНИЗАЦИЯ ТОПЛИВОПОДАЧИ И ШЛАК030Л0ЧДАЛЕНИЯ

КОНСТРУКТОРСКИЕ ЧЕРТЕЖИ
Ш  С О Ч Л ЕН ЕН И Е ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕХАНИЗМОВ 
X I  ГАЗОПРОВОДЫ И ВОЗДУХОПРОВОДЫ, МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ 

К О Т Л О А ГР Е ГА Т А

ЗАКАЗНЫЕ СПЕЦИФИКАЦИИ
Ш  ТЕПЛОМ ЕХАНИЧЕСКАЯ, t АНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТИ,

М ЕХАНИЗАЦИЯ Т Р А Н С П О Р Т А  ТОПЛИВОПОДАЧИ И ШЛАКО- 
30Л0УДААЕНИЯ

ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
I  К О Т Е Л Ь Н А Я , СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ 
Ж  ТОПЛИВОПОДАЧА. СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ 
Ж  ЩИТЫ СТАНЦИЙ УПРАВЛЕНИЯ. ЗАДАНИЕ ЗАВОДУ ИЗГОТОВИТЕЛЮ

Ш  ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
Щ  АВТОМ АТИЗАЦИЯ. СПЕЦИФ ИКАЦИЯ НА ПРИБОРЫ ИЗДЕЛИЯ 

И М АТЕРИАЛЫ . ОПРОСНЫЕ ЛИСТЫ.
Ш  ЭКОНОМИКА. ТЕХНИКО-ЭКОНОМ ИЧЕС КАЯ ЧАСТЬ.

КОТЕЛЬНАЯ. СХЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ
АВТОМАТИЗАЦИЯ

ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯМИ

Ш  СХЕМЫ ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ И ВНЕШНИХ ПРОВОДОК. ПЛАНЫ РАСПОЛОЖЕНИЯ 
БЛОКИ МЕСТНЫХ ПРИБОРОВ 

Ж  ОБЩИЕ ВИДЫ ЩИТОВ-
ш  СХЕМЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПИАЛЬНЫЕ

П Р И М ЕН ЕН Н Ы Е 
ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 907-2434 Ж/Б ДЫМОВАЯ

СМЕТЫ
Ш  СВОДКА ЗАТРАТ И СМЕТЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (ДЛЯ ЗДАНИЯ 
___ С ПАНЕЛЬНЫМИ СТЕНАМИ)
Ж  СВОДКА ЗАТРАТ И СМЕТЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (ДЛЯ ЗДАНИЯ 

С КИРПИЧНЫМИ) СТЕНАМИ)
XXXII СМЕТЫ НА ТЕПЛОМЕХАНИЧЕСКУЮ, ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКУЮ, САНИТАРНО

ТЕХНИЧЕСКУЮ ЧАСТИ, АВТОМАТИЗАЦИЮ И МЕХАНИЗАЦИЮ ТРАНСПОРТА. 
М А Т Е Р И А Л Ы -.

ТРУБА Н=30м ,Д у Н ,0 м . РАСПРОСТРАНИТЕЛЬ ВНИИ
Р А З Р А Б О Т А Н  

Г П И  С А Н Т Е Х П Р О Е К Т  
Г Л А В П Р О М С Т Р О Й П Р О Е К Т А  

ГО С С Т Р О Я  СССР 
ГПИ ОД ОЗПРОММ ЕХАНИЗАЦИЯ 

М И Н ТЯ Ж М А Ш  СССР

ТЕПЛОПРОЕКТ И ТИПОВОЙ ПРОЕКТ Л О И -Н О  АЛЬБОМЫ!;VIII РЕЗЕРВУАР ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ЕМКОСТЬЮ
50м1 РАСПРОСТРАНИТЕЛЬ КИЕВСКИЙ ФИЛИАЛ _ Ц И Т П

АЛЬБОМ V
ГЛ А В Н Ы Й
Г Л А В Н Ы Й

И Н Ж Е Н Е Р
И Н Ж Е Н Е Р

И Н С Т И Т У Т А
П Р О Е К Т А

Ш И А Л Е Р
Р А С К И Н

Ю .И.
Е .Д .

У Т В Е Р Ж Д Е Н
И В В Е Д Е Н  В Д Е Й С Т В И Е  
Г П И  С А Н Т Е Х П Р О Е К Т  

ПРИКАЗ № ^ 3  ОТ»С|Х 1 9 7 8  г.
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ведомость черте  ш е и  основного комплекта S03-/-/SI

Аист НАИМЕНОВАНИЕ Примечание

т Общие Данные. Пояснительна*  аапнска
Ш Ш ШМЛбНОЛКЛ----ЬЕоРУАЬЕтТГЯотШЙ, СПЕЦИФИКАМИ Р ОЕОРУАоСАнаа.шш И ^ОРНАОвАННЯ МОТЕЛЬНОЯ. ПЛАН

/0 %лмпоно*к£ о&оРУьоЬАнНЯ ЙотеAbHOif.План----НА ОТМ. 3.60
// пЯнпонЬбКА оборшоВАнея котельной План

НА ОТЯ. 7.ZO m . njl_
а Kb м по нов К А Ь&оРУаошаннн КогЕЛЬндЖ РАЗРЕЗ 

А-А-Плаи располошеннй Внешних соорушенин-
/3 То НПО Нов К А 0 ВоРУАоЕАннЯ ко те а ЬИоН VAaPwSu 

Б-S, О-В. Г-П А -А
й кампоноккд оборудования когбльной 

Надрез е -Е.

Перечень примененных н ссылочных Д о кум енто в -

Шифр
материала На нненов а ние  ма те риа ла

ШИФР листов 
Номера стра
ниц

90?-2-!34с Дымова я триба .сбор на я мелезо Бетон на*
альбомы
2 И Уй70b- l-i/0 Резервуар стальной горизонтальный прШвнсн 

А АС А ЕКУмилЯ тарный Б А К-
Й-901-Н ^ёлЬыыё установки . ВспомогА ТЕ лЬ -И0 £ ОБОРУК пАА Н UE выпуски

1, Z.3.4.S

Ведом ость  о с н о в н ы х  Ко м п л е кто в

ОБ О ЗИЛ ЧЕНИ £ Н а и м е н о в а н и е Примечание

ТП ЯОЗ -1-/5 Z -АР АРХНТБ&УРНО-СТрОНтелкНЫЕРЕШЕНИЯ
АаьвомЫ

?/п1/х;8Г
ТП 303-/-1SZ -иж КОНСТРУКЦИИ ШЕАЕЗОВЕТОННЫЕ и Щ Ж ’п
ТП 905-/-/SZ -км Конструкции МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ
ТП 903-/.VSZ -7М ТеПАОМЕХАНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ‘лЛЬБОМЬ’ЯйГР.Й./МЙг.Я
ТП903-/- ts z -м МЕХА НИЗА ЦИЙ ТОПАМВапрь А ЧН Н ШЛА КО&пЛОЧА. АЛЕНИ Я АДЬ&ОП

тпэоз-л/sz ■9 QaECTDO ТЕУ НИ ЧЕС К А Я ЧА СТЬ УКЛЬЕРМ>1%'тн‘̂ Ьяш
ТП 903-1- 4SZ ■ATM Автоматизация

Альбому *у; *у/
ТП 903-4-1SZ Отопление н вентиляций

- x / f io iх£7/
ТП903-1- /SL -В К *I$§§00 АЛЬБОМ

Ш
W 903-/4SZ ■зс Заказные cheuucdhkalauи
ТП 903-/’ 1S Z -с СМЕТЫ н 7ЕХА$Н0- ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

п—
Типовая п я о е к г  разрабо тан  В соответст
в и и  с дейст вую щ им и НОРМАМИ И ПРАВИЛАМИ И

$ Пред Уем А Т Р Н в А КТ МВРОПРНЯТИ Я, ОБВСПВЧИВАКЩНЕ
§ взры вную , ВЗРЫВОПОЖАРНУЮ Н ПОЖАРНУЮбЕЗОПАСНОсП

ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЗДАНИЙ-

t Гл. ин ж ен е р  п р о е кт  А /Р а с к н н /

1

Рабочие чертен / и  типового п ро екта  
отопнтельно- пропав од ственной КОТЕЛЬ
НОЙ с З  Ко тлам и  К В -й -1 й а  paspaso - 

ГАНЫ в  СООТВЕТСТВИИ с  ПЛАНОМ 
типового п р о е к т и р о в а н и й  на 1978г.

На з н а ч е н и е  н  о б л а с т ь  п ри м ен ен и й  

Котельная п р е д н а з н а ч е н а  д л я  централизован. 

ного теплоснабжения п°ед прилгни. Жилых

И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИИ-

ПРОЕКТ выполнен ПРИМЕНИТЕЛЬНО к 
условиям СТРОИТЕЛЬСТВА 6 РАЙОНАХ С 

РАСЧЕТНОЙ ТЕМПЕРАТУРОЙ НА РУ И/НОГО

воздух а - яо; -з о ; -ч о °с .

ТЕХ Н И У Е с Н н Е  РЕШЕН И Я

Проект р а зр а б о та н  исхо дя  из принципа  

блочной и Комплектной поставки  на  
строи те льну из п л о щ а д к у  о бо руД оВа ний

Котельной-
Котлы и  Комплектуем  об с ним обору

д о в а н и е : топочное устройство, В о д я н о й

ЭКОНОМАЙЗЕР, ВОЗДУХОПОДОГРЕВАТЕЛЬ, ТЙГО- 

ЭуТЬЕВЫЕ МАШИНЫ И ЗОЛОУЛОВИТЕЛЬ- 

являются ЗАВОДСКОЙ ПОСТАВКОЙ, А БЛОКИ 
котелЬн о -  Вспомогательного оворуд оВа н н й  
ПОСТАВКОЙ МОНТАШНЫХ ОРГАНИЗАЦИИ- 

ССБОРКА НА ЗАВОДАХ сне ц з а  готовок;

Нине приводится п ер ечен ь  блоков,

п р и н я т ы х  в  п р о е к т е :

а) К рупно - ЕЛОЧНАЯ ДЕАЭРАЦИОННО- 

ПИТАТВЛЬНАЙ УСТАНОВКА КБ Д ру-30.
б) к р уп н о • е л о ч н а я  Ус т а н о в к а  го р й ч в го  

воД оснА Б ш ення -  Кб  у  г  в  -IS-

в ) БЛОК насо со в  го р я ч е го  Во д о с н а б ж е н и я  

БИТВ -  гв/йв-

г )  бло к  п о д о г р е в а т е л е й  с е т е в о й  Во д ы

БПСб-S.

д) Блок НАСОСОВ СЕТЕВОЙ ВО Д Ы - БСН- Й7/?0 
г) зло к  пал ниточных насосов -  Б п н - y /z s
В) БЛОК РЕДУКЦИОННОЙ УСТАНОВКИ Б Р У -Ю  

з )  Блок ХОЛОДИЛЬНИКА ОТБОРА ПРОБ- 

5Х0П- 0-4S-
н) ЕЛОК ПРИГОТОВЛЕНИЙ исхо д н о й  воды - 

БПИВ- 10/30.
К) БЛОКИ УПРАВЛЕНИЙ НАТРИЙ - ЧАГИ ОНИ Т- 
ными ФИЛЬТРАМИ J ой И 1 -ой  СТУПЕНЕЙ- 
Б Ф -Н А Х  -/0 0 0 x3 И Б Ф - N A I -700*9.- 

и) Блок СЕПАРАТОРА НЕПРЕРЫВНОЙ ПРОДУВКИБСНП-300. 
8 СОСТАВ БЛОКОВ,КРОМЕ СТАНДАРТИЗИРО

ВАННОГО ОБОРУДОВАНИЯ ВХоДйТ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ 
ТРУБОПРОВОДЫ, АРМАТУРА, РАМЫ, ОПОРНЫЕ 

КОНСТРУКЦИИ, А ТАКЖЕ УСТАНОВКА НЕОБХОДИ
МЫХ Контрольно- и зм ерительн ы х  п ри бо ро в  н 

электрооворуд оВа н н й -
Рабочие  чертеж и  блоков К отельно-  вспо 

м огательно го  ОБОРУДОВАНИЯ ВЫПУСКАЮТСЯ 

ОТДЕЛЬНОЙ СЕРИЕЙ НЙ. 9 0 3 -й .

Установка бл о ко в  о б о р у д о в а н и я  осущест
вляется на  у с и л е н н ы й  пол в е з  ф у н д а м е н т о в - 

Пр и м е н е н и е  блоков позвонит  осуществить 

строительство ко тельно й  В Более корот кие  

сроки с максимальным  ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ средств 

ИНДУСТРИАЛИЗАЦИИ МОНТАЖНЫХ РАБОТ.

Вклю чение  В Ком поновку Котлоагрегата 
скреперного подъемника шла ко болоудале ни я

обеспечивает БОЛЬШУЮ НАДЕЖНОСТЬ РАБОТЫ 

котельной н позволяет вводить котельную 
по очеред ям -

ТП 903 - Н 5 2 - Т М 1
Котельная с *з котламн ~ite-ч~/Че.

ГА 70ПАИ*0- КАМЕННЫЕ И БУРЫ Б УГЛИ.
Лит Аист Ансгув

Общие а анные.
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ 4А ПН с Ха .

/НА ЧААъ)______

/ 1Р

с а й т е  хп ро ек т
«582-06  з
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прин ц ип у обеспечения опт ималЬнЫ  х 

габарит ов зд а н и я ,  п?.е. о б о р у д о в а н и е ) 

т ребую щ ее б о л ь ш е й  ёЫ сот б/^ ёб /д е ле но  

ё  от дельное п о м е щ е н и е , а  м алогабарит ное  

о б о р у д о в а н и е  и  с л у ж е б н о  -  д а /т овЫ е  

п о м е щ е н и я  р а зм е щ е н ы  ё  н и з к о й  ч а с т и  

зд а н и я

/к о м п о н о в к а  о б о р у д о в а н и я  Кот елЬ ной  
об еспечивает  в о зм о ж н о с т ь  у в е л и ч е н и я  ее  

т еп л о пр о и зво д и т е л Ь н о ст и , К а к  в  част и  

у в е л и ч е н и я  Количест ва Кот лоагрегат ов, 

т ак и  п о  в с п о м о г а т е л ь н о м у  оборудованию .

К р а т к и е  с в е д е н и я  п а  К о т е л ь н о й .

1. Сист ема т е п л о 
с н а б ж е н и я

з а к р Ь /т а я

е. П роизводит ельност ь У ст а н о вл е нн а я  п р ои зво 
дит ельност ь  - /б  п/ч 

(  6, 8 й  г  к о л  А  )

3. П а р а м е т р а  
т еп л оно сит е л е й

Тепла от пускает ся в  
виде :  а ) насы щ енного  
п а р а  -  Р  -  7к г с /с м  г 
б)  вд/со Ко т ем перат урной  

водЬ7 ~ ISO -7 0 °  С  
ё/водЬ/ с т емперат урой 70°с

У возврат  К о н д е н са 
т а

в  Количест ве 5 0 %  от  
от пускаем ого Количест ва  
п ара \ с  температурой - 80°с

S, КатлЬ/ и  т опочнЫ е 
уст ро йст ва

3  ко т л а  К£ - tf ~ /tf с  
е  м е х а н и ч е с к и м и  

т о п ка м и  Г 713M  = 7 ,8  7/fe  4

6. Т опливо ЛаменнЬ/е и  буры е угл и ; 
для ра сче т а  принят  

Кам енны й уго л Ь  м а р ки  
„ /7Д ” " -  ПнР ”  s e s o  кка л /кг  
и буры й уголЬ м арки  „ £ & '’ 
Q в  9 З /в О к к а л /к г

7 Х вост овЬ /е п о ве р х 
н ост и  н а г р е в а  

а )  п р и  работ е н а  
К а м е н н Ь / *  у г л я  к

К  каж дом у Котлу блочны й  
уугуннЬ/й пит ат ельнд/й

5) при работе на  
бурЬ/х углях

е. Газоочистка 

9, Тяга и дутье

экономайзер 909  -  /42
F * 1Н 6м  г по ОСТс/ £4. 271-SO-7if
Г  Га ж Фому котлу стольной, 
трубчатый воздухоподог
реватель, Г - / 4 0 м 2
Г  Каж дом у Кот лу Блок 
ц и кл о н о в  -  Е  Ц - £  *2*300  
по ост a t/. 838. o f 
К  Каж дом у Кот лу и н 
дивидуал ьны й дЬ/мосос 

D H -3  *  /зо о  и индивиду
альны й вентилятор SDH -8

/о. Оеаэроциочно-пита- 
телонаЯ у  стан о 6 Ко

Произ водитель наст 6ю  
— /5  г/ч

/,\ ЗадопсдогрсвателЬ - 
мая уст ановка

Теплопроизвадит елб но- 
стЬю -  5  гкал  / у

/9 Установка горячего 
Водоснабжения

Тепло произ Водитель но •
отЬЮ - Q6S гкол/ч

/з, водоподгот овка Ввухступен чатое натрий 
Кати он up о вони е, 

производительностью **/3 Т/ч

/4.Поставка оборудова
ния на стройплощадку

б л о ч н а я

к5; Таплиёоподача Производительностью 
~ З Р  г  /ч

/6. Шлакозолоудаление индивидуальны е н о  
Каждый Котлоагрегат 
сКрепернЬ/е. подъемники 
ПСШ -йЗб -7 5  J G s 9,0г/ч

а/татб/ котельной

NN
%

Наименование специаль
ностей

Смена
чел

ЯбочнЬ/и
составуег

Ох/сочнЬ/й 
состав чел.

/Риме
чиние

У г 3 Я S 1 6
/ Начальник КотелЬной 7 / /

г Химик - лаборант / f /
3 Старший машинист / 3 *
К Машинист J/ 3 к
5 Яппарат чиК / я t/

/ 9 J У S ' 6 ]

6 СлесарЬ по ремонту и 
обслуживанию оборудо / 3 t '3
вания

f
$

7 Электромонтер / / к
<5 $

8

9

Приборист

Рабочий топливоподачи

/ / /

Й
шлакозол о удаления / 9 /1 ) я  С») 111

/0 бульдозерист 1 9 /1 ) 3 (a ) 6*°$

11 Уборщица
1/того:

/
//

(
S f/a)

f
S7(3S)

5̂ 40

ТйЬ/мовоя труда
ДЬ/мовая т руда ёь/сотай 30м  диаметром 

D0 - 1,0м вЬ/драна с учет ом расш и

рения КотелЬной на один Котел. Высота 

трубы определена из условия рассеивания  

в  атмасроере вреднЬ/х веществ при сжигании 

КаменнЬ/к и &урЬ/х углей, в  проекте принято
сборная железобетонная труба\ разработ ан
н а  Я 8НН/7И „ 7Ъпл о  п р о е кт  т и п о в о й  п р о 
ект 9 0 7 - £ - /З У с .
3  таЬлице приведены данные расчете дЬ/мовой трудЬ/

Наименование изм.
— уели
Камен. bypbte

Расход топлива, В так /т/л Г/ч '•зз/о.и а-*г/вА8
Зольность топлива, К К 
Содержание село/ 8 топливе, С с

~W~
%

гЗ, & ‘ 
0.8 1

«Vi

Объем дЬ/мовЫх голов У max /т/л 
Скорость еаэобна /Ь/каде из rnpySbf,Ч/max/mir?

мУсел
м/сек

?7/о*г
W/3,!

Щ9/г, 74 
/39/3,5

СуммарнЬш Sb/Spoc летучейзол/ц ЛЪоаЬ/тах) 
Q/ммарнЬ/й выброс окислов еерй/, Mso? *•
— ---------------- окислов азога Мно  ̂ *

s/сек
V

1/

г, гг 
%8 

0.096

4,43 
S,3 

0,098
Коэф <р иц и ент темп ера гур н. cmporutpuKoy/u Я <3’«rW•гид T9г /го
%Крчмалрная приземная Концентрация. 8Ь(оросо&: а) золь см 

о) окислов серо/ ,  SO2 См 
........ _ о/окислов азота КОе С"м

--
МГ/мэ Q05S 

0.078 
0,00/

оуз
0,048
0,0009

Суммарная КанценгграциЯ окислов серб/ и 
азота * £&!гг 1 0./68 -0/1

Т П  9 0 3 - 1 - ( 5 2  т ж
К ам елрнаЯ  
Топливо - ка» с 3  ко т л а м и  к £ - 4 - / Ч с‘ ‘ ибис'

Пояснительная записка. 
( продолжение )

ЛитерЛист ЛисгоВ
р г

с а н г ё х п р о е к г

'5S8&-06



Р а с ч е т н а я  т е п л о б а я  с х е м а
ДпроизВ - 2,3 ГЫ

803 Spam
^конаёнсат а

Тепловой схемой котельной при в акр Ь/той 
системе теплоснабжения и централизованном 
горячем Водоснабжении предусматривается'

i  Отпуск т е п л о ,н а  руждЬ/ отопления и „ 
Вентиляции 6  Виде оЬ/соМотемперотцрнои 
бодб/ tso - 70° С ь количестве Ч2^а/г/ч, Что 
соответствует SS% pm Всего отпусков- 
мо го тепла котельной,

В. Отпуск тепла на про изВодствгнн ое
Ж  снабжение.^ В Виде насЬтенного пара 

гнием I  * гс/см  2 (aocj В количестве 
в,5  г/ч или itSS гка/r/у  < что составляет 
вз°/о от Всего отпускаемого тепла из 
котельной с Возвратом конденсата -  

-/, г в  T V .
3  Отпуск тепла н а горячее водоснабже

ние б Виде оодЬ/ 10*с о количестве 
0,6 Гкал/у (Я ,8 5 г/ч ), что составляет Ю°/ь 
от Всего отпускаемого тепла из котель
ной, с возможностью единовременного 
отписка тепла о количестве 8 гкап/ч (~~4бмЭ/ч) 

м счет накопления ёоды ё баках -аккумуляторах.
4. ПриготоВление подпиточной Водб/

/ 'ля Зокрб/той системы теплоснабжения -  
деаэраторе горячего Водоснабжения.

т п  д о з  -1-152 т ж
/[отельная с 3  Нотами К Е -Ц -^ с .iQnjiuSa-каменные и биаые мни______

Лчтяр

Пояснительная записка
( продоткение )

Лист йччст̂  г

[АНТЕХПРОЕКТ
t5582-06 5
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Охрана окрцжанлией среды.
Охрана окружающей среды от Вредных 
Выброса В содержащихся В дымоВых газах 
осуществляется путем уст ановки  
сухих золоуловителей (блоки циклонов) 
и Выбора Высоты дымовой трубы из 
условия рассеивания Вредных Веществ 
В атмосфере с соблюдением требований 
санитарных норм проектирования промы
шленных предприятии СИ 2</5~7/.

Охрана водного бассейна от загрязнен
ных ссхлесодержащих стоков должна 
рассматриваться при привязке котельной 
В общем комплексе прамплощадкц . 

Указания па применению проекта.
/ При привязке чертежей типового проекта 

необходимо руководство виться СН' 202 - 76 
(  инструкция по разработке проектов и смет 
дпя промышленного строительство")

2 .8  соот вет ст вии с пи сьм о м  Минэнергомаша  
N  ПС - 370 / b 2 0 5  от 25. V. 1977г. и  письмом  
Б и и с к о г о  з а в о д а  ы Ъ -9 К е /г 5 2 1  от /Е -1977г . 
вм ест о  м е х а н и ч е с к и х  т о п о к  гм м -1 ,8 7 /2 ,6  
8  1 97 3 -1 37 9  годах во зм о ж н о  к о м п л е к т а 
ц и я  к о т л о В  Х £ - й - / 6 с  т о п к а м и :
З П -Р П К  - 1 80 0X 1525 .

Поэтому перед привязкой проекта 
следует получить от ком плект ую щ их  
организаций данны е о ком плект ации  
данного о б ъ е кт а  т опками .

в  случае п о л у ч е н и я  т опо к ЗЛ-РПК-1800Х  
к 1525, с л е д у е т  в н о с и т ь  с о о т в е т с т в у ю 
щ ие и з м е н е н и я  В с т р о и т е л ь н ы е  
ч е р т еж и  ф у н д а м е н т а  под ко т е л  , в  
т еплом еханической  ч а ст и  ̂ д а н н о го  т ипового  
проект а (а п ь § о м ы  Vt VII, Ш .) и в др части проекта 

В с л у ч а е  и з м е н е н и я , принят ого 6 проект е  

с о от н ош ен ия  т е п л о н о с и т е л е й  ш и  к о л и 

ч е с т в а  к о т л о в , д о л ж е н  б ы т ь пр оизведен  

перерасчет  т епловой схемы, при этом

проверяется применимость отдельных 
узлаВ ■■ деаэрационно-питательной установки. 
водоподготовки, Водоподогревательной 
установки, отдельных блоков кот ельно- 
- вспомогательного оборудования.

Н и ж е  п р и в а д и т с я  д и а п а з о н  п р и м е н и 

м ост и блоков и  у зл о в  о б о р уд о в ан и я  

к о т е л ь н о й  .

нн Н аим енование

Крупноблочная деоэраци- 

онно- пит ат ельная у ст а

новка, К  БД ПУ-/5-30

Водоподогревательная
установка:
а )  блок подогреват елей  

сетевой воды, SЛ  СВ-5 ,0 ;

б) блок насосов сетевой 
Воды, 5CH-U7/70/
В) Б лок по д пит очны х  

н а с о с о в , 6 П Н - 1 /Z 5 .

гкал/ч  

к 3/ч  

м вод-cm 

м 3/ ч  
м вод-сг.

Крупноблочная уст ановке  

горячего Водоснабжения  
К Б У Г В -1 5
а) среднечасовой расход 
Воды,-
SJ максим ально- часовой 
расход Воды.___________

В одаподготовка.

О б щ е ко т е л ь н о е  обору
дование  :
а )  блок р е д у к ц и о н н о й  
у с т а н о в к и  6  Р У -10;

5J сепаратор непрерыв
ной продувки /7 у зоо
-  расход продувочной  
воды;
-  д а в л е н и е .

В/иыиир
шнерен’А применимостей л

Диапазон

т/ч I 3 -г1я

м3/ч

к 3/ч

т/ч 
кгс/см?

т/ч 

кгс/смг

20-1 -5 ,0  

4  7-г 70 

74 -г 50  

до 2,5 
40-125

3 -1 /4  

до Ьб

Условия при- 
пени мост и 
см- альбом
£  t m s .

3 ,( 7 ^ / 2  
<V/6

до 6

*,6

__________________________________________________ и

Примечания:
1) насосы сетевой и подпиточной воды 
Выбраны из следующих условий' гидравли
ческое сопротивление Внешней тепловой 
сети SOм  . вод- cm., давление В обратном 
трубопроводе-  25м вод- cm.

В каждом конкретном случае типы 
сетевых и подпиточных насосов следует 
уточнять 8 соответствии  с пьезомет
рическим графиком тепловой сети .

3. Параметры пара, Вырабатываемого кот
лами, позволяют осуществить переход на 
повышенный график температур 8 тепловой 
сети flC~>7Q°Ct при этом пар на Водоподогре
вательную установку должен подаваться без 
рвдуц up о В а ния (~ 4Ъ г  Ш л/с/с п а давл ение сете
вой Воды перед подогревателями следует 
повысить до /$т /5* /сгс/см? 6 соответствии с этин 
необходима установка пароводяных подогре
вателе й и охладителей конденсата, рассчитан

ных на повышенное давление, а также установка 

соответствующих сетевых и подпиточных 
нососоВ-

й. При привязке проекта котельной Высота 
дымовой трубы В зависимости от местных 
условий уточняется 8 соответствии с 

„Указаниями по расчету рассеивания в  
атмосфере Вредных Веществ’ содержащ,ихся 
8 выбросах предприятий" СИ 369-7k.

S. Приведенные В проекте штаты котель
ной составлены из условия размещения 
котельной на промплащадке. При этом

ТП 903-1452 ТИ1
Котельная с  з  кот лам и к е - ь -М с. топливо-каменные и  оурые угле/

ШпЩ Лист yiucroi

Пояснительная записка. 
(Продолжение ) С А Н Т ЕХ П Р П ЕК Т

/5582-06 6
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имеется 6 Виду осуществление текущего 
ремонта персоналом кот ельной,

о капитального ремонта ремонт
ным персоналом промпредприятия.

При расположении котельной В жилых 
районах или на площадках сельскохозяй
ственных предприятий штаты должны быть 
уВеличены за счет группы ремонтных рабочих.
6. все наружные коммуникации: Водопровод, 
канализация, теплоВые сети,а т акж е ген е
ральный план- решаются конкретно при 
ПРибязке проекта

Состав и построение проекта трубо
проводов котельной и общие примечания.
1. Трубопроводы котельной разбиты на  
отдельные группы соотВетстбующие 
комплектам постаВляемоеа оборудования 
2pynna I  — трубопроводы В пределах 

котлоагрегата
группа Ж — трубопроводы Водоподготовки 
группа N  — о6щекотельнь!е и соединитель - 

ные трубопроводы
группа V — трубопроводы ВодоподогреВа- 

тельной установки 
группаYL —трубопроводы горячего 

Водоснабжения.
2 Группы  трубопроводов содержат следующие 
мат ериалы :

а) схему трубопроводов с экспликацией 
оборудования и условным обозначением линий:
б) нон та ж но - сбора чнь/е чертежи с перечнем 

линий сред и деталей установки отборных 
устройств кип и средств автоматизации',
В) специф икацию  н а  опоры  и  кр е п л е н и я ;
г) специсрикаци/о на трубы, арматуру, Фасон

ные части, цэланцы, заглушки и крепежные 
материаль/ по линиям;

6) техномонтажную Ведомость на  изоляцию  
оборудования и т рубопроводов.

3. в  пределах одной группы  т рубопроводы  
разбиваю т ся н а  л инии  в  зависимости от 
характ ера протекающей по ним  среды, 
Причем каж дая среда имеет определенное 
обозначение двухзначны м числом (наимено
вание сеед приводит ся на  ка ж д о й  схеме), 
линии, В свою  очередь разбиваю т ся н а  
участ ки
4. Условные обозначения принятые6понтан/но- 
сборочных черт ежах т рубопроводов:

а) пример обозначения позиции н а  л и н и и : 
I -оф  Т -гр у п п а  т рубопроводов в пределах

котлоагрегата, 01 -линия паропрово
да Р- 1Чкгс/ смг, 1-участок паропро
вода N /,

6) пример обозначения позиции опоры:
(di/h г - номер опорь/ на линии паропро-

Вода Р -14кгс/смг первого участка \ 
В) при мер условного обозначения установки 

отборного устройства кип:
*ЩП з - порядковый номер точки отбора)  

г) Условные обозначения опор: 
ь 3  — опора скользящая;

— ч — опора неподвижная;

Г~~- — р —подвеска жест кая;

л— у  % —подвеска пружинная .

•м) Фланцы —гост ш830-67) |
з) Болты — ГОСТ 77 9 8 -7 0 }

и) Г айки  — ГОСТ 5 9 1 5 -7 0 ;

х) П рокладки — гост IS I80-70'

6. Сборку стыковых соединений т рубопроводов произ

водит ь элект родам и т ипа Э-Ч2 по го с т  9 46 7 - 75

7  Горизонтальные участки трубопроводов 
прокладыват ь с  уклоном  не менее о. оог
В ст орону указанную  стрелкой но черт еже
8. Монтаж участ ков Вспомогательных трубо
проводов мелких диамет ров, не показанных на 
монт ажно-сборочны х чертежах.но отраженных
8 схемах,производить по месту, арматуру распола
гать Ь местах удобных для обслуживания.
9. Трубопроводы после сборки и  приварки штуце
ров для приборов кип и авт омат ики в  соответ
ствии с правилами Госгорт ехнадзора долж ны  под
вергаться гидравлическому испытанию пробным дав
лением равны м  1,г5 от рабочего давления.

ю. Для крепления т рубопроводов к  закладны м  
дет алям ст роит ельных конст рукций проект ом  
предусмотрены следую щ ие о п о р ы :

а ) о п о р ы  п р и в а р н ы е  н е п о д б и ж н ы е -с е р и я  ч .ш ш В А

б) опоры подвиж ны е - го ст/4911-69
в) п о д в е с к и  ж е с т к и е  -  ГОСТ 16127-70  j

8) п р у ж и н н ы е  ОПОРЫ и  п о д в е с к и  ОСТ34,287k 2 9  6 - 75 |
//. М онт аж полиэт иленовы х т рубопроводов  ) 
Водоподгот овки следует  производит ь в  соот - \

5. Чертежи проекта трубопроводов котельной 
выполнены с применением ниже перечисленных 
ГОСТов на трубопроводы и детали:

а) трубы —ГОСТ 873В-70; 10704-76; 8734-7S,3868-7Sy

Вет ст виис инст рукцией ВСН-339-75М/1СС СССР 

12. Паропроводы и т рубопроводы горячей  во ды

изолироват ь по „Д ет алям  тепловой изоляции" 
серия 2. ЧОО-Ч, альбом  1,2

6) отводы -ГОСТ 17375-77;
8) т ройники - гост п 376-77,01 остзч-г19-73; 
2) седловины-ГОСТ 17377-77;

9) переходы  -ГОСТ 17378-77; 
г) заглуш ки —ГОСТ 17379-77;

Т П Э 0 3 - Н 5 2  T M I
Котельная с з котлами ке-Ч- 14 с ! 
ТоплиВо - каменные и оурь/е углиш пт N докун Подо.Дата

Глцмм. Шиллер Литер Лист Лисгоб iГЛ.иН.ПР. Раскин Р 5 1Нач.отдЗильбрри/reurtJAi
гл.спец. баипеордт И Пояснительная записка 

(продолжение ) С Д  Н Т Е Х П Р О Е К Т |РУК. ЭР. Нори/ак
испалн. Балаи/оба

<5582-06 7
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Основные положения no организации и производству 
строительно-монтажных род от.

t  Понтаж тепломеханического оборудования и трубопро
водов производить при законченных строительств ом
зданиях котельной и дробильного отделения, а также 'оконный проем 6 здании дробильною отделения; 
галлереей ым4и2 подачи топлива составленными 8 -  проем В покрытии галереи л/2 размером6,0* 3,0м
них монтажными проемами. для транспортеров подачи угля/
Для монтажа оборудования использовать самоходный й. М онт аж основного оборудования производится 
монтажный кран г/п 16ти выше и электроледеЭкиг/лЗт. следующ им образом:

2. До начала монтажных работ согласно,, Указании по -паровые котлы, топки, экономайзеры методом над• 
совместному выполнению автостроительных и механо' Вижки соответствующею блока по временной метал- та к  реальному объекту при разработке ПОС 
монтажных работ по котельным и гпеплотрассам^ ^ ^  локонструкции через монтажный проем по фасаду Иа строительство в  сметах необходимо учесть 
необходимо выполнить : ,А ’Г с помощью электролебедки г/п 3,0т. Установку затрать/ на устройство сборочно- укрупнит есь-
-  внутриплощадочные сети и сооружения/  блока на требуемой отметке около фасада,, А-Г” НЬ1Х монтажных площадок; проездов и временных
-  Все строительные работы по' котельной, дробильному осуществлять на инвентарной металлической опор* сооружении, указанных на,, Монтажном генплане'!

Высоту стены размером6,0X10,0м для установок должно быть полностью закончена заказчиком
деаэрационно-питательной и горячего водоснабжения, в объеме планируемого пускового минимума причем,

оборудование и материалы, входящие8 состав стро
ительно-монтажных блоков\ комплектуются заказ
чиком на приобъектном складе или на промбазе 
монтажного управления 8 зависимости от места 
сборки блоков.

7 Иа стадии привязки настоящего типового проек-

J L

отделению и галереям, Включая срундаменть/лод кот< 
лоагрегаты и оборудование, строительные отметки, 
черные полы, каналы  с временным перекрытием их 
щитами, каналы золоудаления,кровлю и остекление. 

-проектные и временные пути для 'грузоподъемных 
механизмов и автотранспорта( см„ монтажный 
генплан11) -

- проектные и монтажные сборочно-укрупнительные 
площадки (см.,f Монтажный генплан*] •

-  установку и запитку электросборок общей мощ
ностью 180 кВа, устройство временного водопро
вода с расходом 3 куб.м /час и слив воды/

- установку проектнь/х монорельсов подручные 
тали в monnu6onoda4ej

- временные сооружения(см.„ Монтажный генпланnJ 
Временные подъезды и монтажные площадки § 

зависимости от местных условий выполнить из 
твердого покрытия (асфальт, сборный ж /б ) или 
подсыпанными гравийно- песчаной см есью .

З.Для подачи оборудования необходимо оставить в зда
ниях следующие монт ажны е проемы:
-п о  срасаду„А-Г"В осях,, Б ~6“ от отм-3.0 на Всю Высо
ту стены размером6,0x7,0м  для котлоагрегатов/ 
по фасаду,, А~Г'' В осях,, В-Г"от отм- 6,G на всю высо-

ной конструкции  с использованием самоходного кра
на г /п  1 6 т и выше-

-  оборудование КВО методом надвижки через монтаж
ный проем по фасаду,, Г ' Б'1.

- оборудование установок горячего водоснабжения 
и деаэрацианно-питательной, а т акже блоков 
насосов методом надвижки укрупненных блоков 
по отм- 0.0 с помощью электролебедки через мон
т аж ны й проем по фасаду,, в-1" Укрупнение блоков 
до надвижки осуществлять около здания с исполь
зованием  кранаг/п 16г и выше,

- оборудование дробления и топливоподачи укрупнен
ными блоками  с помощью ручных т алей и ры чаж
ных лебедок: подачу оборудования через монтаж
ные проемы 8 галереях и дробильном от делении  
осущ ест влят ь краном г/п 16 г /

~ оборудование и/лс/козолоудаления укрупненными блока
ми методом н адви ж ки  по отм.+7,2 и в каналах 
с помощью ручных рычажных лебедок/ подачу 
оборудования осуществлять через монтажный 
проем по ф асаду,, А-Г" краном г/п 16 г, Естр~15м 
и более.

S. Сборку строительно-монтажных блоков обо
рудования, вклю ченных в основной проект, про-

ту стены размером 6,0x3,йм для секций золоудаления/ изводить на сборочно-укрупнительных площад- 
-по ф а с а д у 6"  8 осях„Р-Вп от отм.О,она Всю высоту ках или на  промбазах монтажных управлений, 
стены размером й,0х 7, Ом для оборудования ХВО, 6. Ком плект ование кот ельной оборудованием и
-по ф асаду„8-1" в осях„ 3 - 4 "  от отм. 0,0 на всю материалами к  началу монтажных работ .

Г/г. хот- 
рукдр.
7 7 Ш 7

Ш  Ша N  воку к  
т  \Раскин~

Файнштеин
Кузнецов 
Ильичей"
Сычанкр

ТТЩГ.
щ

Wfd

s
W -

Т П  m - V  1 5 2 ТМ1
К о т е л ь н а я  с  з  ко т л а м и  кь  Топливо- к а м е н н ы е  и буры е

Питер
-фТЧсГ
угли.

Пояснительная запис
ка (продолжение')

Лист Щстд

Гмротехпонтаж
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Условные обознаугния

j ^ r  Постоянны е и временны*. ( х)
проезды

— _ Пе р е м е щ ен и е к р а н а  
3  -  Монтажные площадки

постоя н н  ые с о о р у ж е н и я временные сооружения

— К-------- Силоёои сабель
■ Подвод воды

3 3  -- ЭлектросЬорка
«=■ -  Пожарный сцит 

ф  — С в е ти л ь н и к

О гр а ж д е н и е  стройплощ адки  
м П о н т и н н ы й  проем и

подача о б о р у д о в а н и я

-Ш Ъ -----дл1КТР0ПТи} Водопровод, Канализация
п р о е к тн ы е

Поь. Н а и м е н о в а н и е t-tt P p m Поз. Н а и м е н о в а н и е И-ви Разный,. Прим.

Ф К о т е л ь н а я У У / й п ш ш ш / с и м ?  н о н т т н . т т 30м '

г Бытоёки для м онтаж ников % —г П и м о в д я  т р и б а ,  га з о х о д ы У
3

11I§1

ч 3 Конторка пр ор аб а /
* Основание аккумуляторных баков г * Контейнер кисаооодно-лроллнов• У — „ —
8 Приемный бункер .Шильное отделы 1 $ Монтажная мастерская / со стерт оси,, г *

.

6 Галерея h I Z г 6 склад обмуровоиных моте р о й  лоё
соетёрт
№  и Д "

7 C m 3  и гл а У М м т м н ы е  л м щ я д х и

Поз. Н м м н о ё а ш л н а з й л ш и е  Площ адь м *  Поимеч.
Котлоагрегаты  us олоидал.
водоподготовка
Установки шмжкритятмьн. 
ч*тчио водоснабжения....
\pQbMHUt топлив Я U70MU-
шодйЯй _________

3 S 0
200

300
/SO

Шм ш

Основные монтянтные мехй низм ы
N
N Наименование Кол. Примечаем
У Кран автомобильный МКйнб оивт /
2 Электролебедка Q- з  От У
3 И в тома шина Зилчзо У

Потребность. в Энергореаурсрх
N
N Н аим енование £3иза. Кол. Приме удм
У Электроэнергия КвД 180\
2 Кис повод (баллоны в смени/ шт. 8

3 Пропан (баллоны в смени/ (JUT. 1
к боди (S vacl м3 3

контентные проемы
н
N Р а з м е щ е н и е  п р о е м а

Размеру
м Назначение

У По Фасаду ,,Л -Гл в  ОСЯХ, Б -в '‘ $ .0 x7. о котлоагрегаты
2 По Фасаду „ й г *В  осях„ в -Г " 6.0 хЗ .Ь сгКиш/золсчдат
Ь Оо Фасаду,, Г  Б *в  осях,, Г  в * 4 0 *7 .0 оборудовал XS0
k По Фасаду „ 8 -4 *6  осях,, 3 4 * 6 0 ,  m ВеазрацНитат.ЦС7ВН0&КЙ
$ оконный проем £ здании Ш ёильноео отд елен ия
6 в  покры тие г а л е р е и н 1 6 .0 * 3 .0 транспортеры

подйчи у г л я

приме чйни*'

/  Монтажный генплан вы полнен на основе „ Схемы 
генп лана" лист ПЪ-3 альбомаТр,1.настоящего п р о е кт а . 

г. На еенплане отражена о р г а н и з а ц и я  о б ъ е кт ** нм- 
чалу производетёл рлбот по м онт аж у кот лоагре ел - 

тоё и тепломеханиче ского оборудования пусковою  
комплекса котельной-

з Основным монтажным механизмом принят р 8 то мо
бильный кран типй по мкрчв, бстр- /SMj г/пчвт. 

й.сбороуно-укрупнитгяьные площадки, подъездные пути,  
временные сооружения размещаются 6 пределах 
площади застройки котельной-

Топ
ндокум.
РЛСКиН

-------- 'ФМНШПОа£ ч&
[» .№ сто. КУЗНИкО*
Ш р ^и ш ча
ШитШнеиоШчр

Ж
Котельная с з - м я  Кот лами К£  -  4-/4 с. 

й м  топливо- к а м е н н ы е  и  буры е у г л и

тп эоз-I-иг пи

Пояснит ельна я  за п а с  ко  
(окончание).

Литер Лист Лист:%
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! С п е ц и ф и к а ц и я  о 5 а р у д о & а н и я

ПОЗ Н а и п е н о Е а н и е
Техническая 
!хдтктерисгико

Кол-во
котп.

/7риме• 
чоние

Г  К о т л о а г р е г а т

И Котлоагрегат КЕ-ИЧйс.
Дн-4,0т/ч 
Р=/Нкгс/см1 3

1-г Ш г-22-6 Ы-/,/к&Т.
Е* 3,05 м2 3

13
Устройство возврата уноса л  острого 
сутья с вентилятором и электрод шателемА0-Ч22

К Ш Ж гH=k,8K&mlл- zsoaoslMuh 3 lii
Г-На

установка питательного экономайзераяи- 
гунногозп-2-/Ч2(топливо-каменные угли) M k Z n l 3 |§г

ш SKiaf s ^ ^ ^ i ^ & i B 4aano  1 Р -Н О м * 3
1-5 $орТта%%Щи У=$°сэл 0дВига/^пемл^{абА^Н=/ЗкВТ; ?- ISOOokTmuu.

д= щв/ЫпУч 
н=ткг/мг _ л _

-О
§

Т-6 %аз§орот31 или тки у= 9 о°с8§п%^ига пчелен
Аог-и-6/згч s/=5,7кВт. п= т о и/мин.

~q=$ 7-№м% 
Н~ 00 кг/м2 3

Г-7
Установка золоуловителя- длок 
циклонов //^-zxrzxsoo 3 )

1‘8
Блок холодильника отбора проб котловой 
воды Бхап-л.чг

F s 0,45 м2
3 ) См- 

\серик

1-3
~57юк холодильника отвара прод пара  ̂
5 х on -0,43

F- 0,45Ml
6

W //

1-Ю Газопроводы 3 См-

т-н Воздуховоды 3
гальИ»
J **

I'll Установка калориерера квсб-Л
/калорифер 
F=f{j 92 м2 6

Л  Д е а э р а ц и а н н а -  п и т а т е л ь н а я  у с т а н о в к а

§ 1
Крупно- блочная деаэраиионно-пита • 
тельная установка кбдоу Есое т а Be: / !
а ) деаэрационная колонка с бордо- 
т аж ным устройств ом т и па ДА - !S а ^ 5 ф / •V,

i ) деезраторный дек ем костью (/ м3 1 1
8j  охладитель 8ь:пара 0ВА-2 F -2  м* / ГЭ

г) предохранительное устройство /
а
ф
и

д) питательные насосы тип а ЦВ- 5//05 с 
электродвигателем AZ-6 2-2

'Q~7-/с м577~
H=zso^/76ned л/=г г кЫп п- гзшй/нич. 3 JT

UJ

£ -2
Елок холодильника отбора проб пи- 
т от ельнои Воды 6X пп - n, ч5 1

/а Водоподготовка
f / Фильтр Ма- катионитныйт ступени ф 1000 мм 

Нел =2м 3 —

/1-2Блок управления фильтрами В ?№Ш№ /  _
серию
4J0S-H

£ -3 Фильтр На - кат ионитный [/ступени ф 700 мм 
Игл-/,8 м 2 —

iti-h Елок управления фильтрами SP-A/an-700X2 /
См „ 

с е р и ю  
4 -9 0 3 4 /

Щ 5 Елок приготовления исходной воды БГШВ’Ю̂ / с е р и ю
4,903- if

ш-6 джек тор раствора соли для фильтра ф /000мм / с е р и ю  
и. 9 03 -в

ш-7 джек тор раствора соли для фильтра ф 700мм /
с(рию4-905-11

/Т/-8
Регулятор постоянного уровня 
раствора соли /

см•
сериюч.т-13

Ш-З Расходный дик роствора соли \/-2,5 м * ф /530 мм 
H4S08MM 1

BfMBh
7 2 Ш

оно Сол ера cm В ори т ель Ф 450мм 1

ijH I
Насос рост Вора соли /5Х-6/Г Ч1ст двига- 
телемА02-з/-2 Ы^ЗкЬЕ{ Л= 2880ОБ/мин.

Q-8,S4n3fy
НЩ8н&ст. 1

[H Z
Бачок постоянного уровня 8 резервуаре 
покрою хранения соли. /

СМ•серию
4.903-/3

§13 Бак промывочной 8оды 17=6,3 м 3 Ф 2400мм 
И=/5(7вмм /

озмвн
724-64

ш-щ
Насос промывочной вооы/,5К-8//уасэл. 
дЕигателемА0Л22/-2 н - 1,5кВ т- л=2880об/мин.

Q:6-rt$SH3fy
H-fS-ttMicr. /

Ш-15 Насос р у ч н о й  Б КФ -й /
Ш-16 Г /дрот ранспорт ер передвиж но й /

СМ- серию 
Н-902-/3

N  В сп о м о га т е л ь н о е  одорудоВ ание

/у /
Блок р е дукц и о н н о й  у с т а н о в ки Q-fOm /ч  , 

Р=/3/вкгс/с# /
)См-

серию
йт - 

J ■"/V* г
Блок сепаратора непрерывной пробивкиа 
s888 ч с*пират ор непрерыв-

V=0,/SM3 
ф- 300мм 1

/7-3 П ар о в а я  г р е д е н к а Ду гоо / Щ>5ом
Ялиа/з

/7-4
Галь р у ч н ъ я  л е ре& бчж на яче р 
вячная ГОСТ Н 06-7^

Грузоподзем
но иль 1т 3

у  В о д о п о д о гр е б а т е л ь н а я  у с т а н о в к е

н
| блок подогревателей сетевой воды 
| Бпсв -5 8 составе: (7тах=5'кол/ч / Ns

8О)
>

&и

<5

а) Пароводяной подогреватель огосгз^532-вв 
о) оШбоаяной подо гр ев от ель 2Х /оостзч-588̂

F- /7,2 м2 
’ F=/3,8m 2

2
2

7-2
~Ерок сет евы х насосов вен- чоНд 

В сост аве: 1

а) насос m una iiH cr-60 '£6  
а) вл. двигат ельA2 -S2-Z

и~ча~7омз/у 
дтТЧтзпмВсг N- 2.2 КВМл- шоое/пии

2
2

у-з Б лок подпиточных насосоШГн-1 /2,5 
8 составе/ 1 ' /

а ) насос т ипа 8 К -///6  
ел. двигатель А(7Л2- 22-й

1Р7Т2ШПГ~и-^о-гГмВ.стA/:/,s*a/n 
п- /400os/HUH.

2
2

7-4 Г р я г е В и к  /6 - 2оо г  3 2 .о / Д у 2 0 0 /

VI Уст ановка горячего Водоснабжения

l i - l
Крупно:блочная установка гарниры Во 
доснаджениякВ угз-15 В сост аве 1

Xs
8
<г

> ^ аQjи

аТдеЬэрационная, колонка с fapEo- 
тажнып устройством типадА /5 Q -fS r/ч /

б) деаэраторный бак емкостью
U- й M i . /

8 )  охладит  ель 8 ы п а р  а  08Я -2 F = Z rtz /

e j предохранит епьное устройство /
? \ Подогреватель бодоводяно и 
V  2X08 ОСТ Зй -588-68 F=7,08h* f

е) подогреватель пароводяной Ей КЗ й -гег /ч
г-3.37пг 1

ж)насасы перекачивающие типа/,5км-в//9 
с эл. двигателями АОЛ 2-1/ 2

0=6=/4 Mi/Ч 

П*Щ00б/мин.
2
г

т
Блок насосов горячего водоснабжениявнгв-гв/чв 
В составенасосы типа,цне- зв-чче 
электродвигателями А5/-2

а*\фчвм$?ttz\?Z*8*8cr.
n^lhooslmu

г
г

СМ-
серию
4-303/1

v7 з Бак аккумуляторный типовой лроект704• НЮ V=50t^ 2

а Насос поршне бой бК Ф -Q /

VII Шлакоз о л о у  Залечи  в

П !
Подъемник скреперный П С Ш - (7,35 75 
V -о ,3 5 м з  с леоеакоО Zm/ч 3

альбо/
т

w  ТоплиВаподача
W I Конвейер л е н т о ч н ы й н 2  8 = 6 5 0 м м . /

тьпоп
Ш

Шм.ОисгН О о к у м

Гл. с п е ц .
ТЯДк.гр.
Uc/юлн.

Гп.итм роскйн 
Яду. ото умЖермш

Подпись

Sgtjmapdi
М а р ш а к
буренина

ТП 9Q3-1-152 Т Ж
Котельная е 3 котлами КЕ- й- Мс. 
Топливо- каменные и аурые угла

Л и т е р

Компоновка оборудования 
котельной

Спецификация о б о р у д о в а н и я

Л и с т  { Л и с т о в

8

САНТЕХПРОЕКТ
/ 5 5 8 2 - 0 6  Ю
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Гл ин ж Шип пер лит. Лист Писюб
Глинжпр. РасКин Р /0Нач отд. Ыьбершъа ,

Га спец. Бйумтрдг'Ц ^ и Конлоновки оборудования 
котельной 

План н а  отм. 3 . 6 00 САНТБХПРОЕКТРНК'ер- Миршак
Цспопн. Кача/юё

15582-06 12
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Гл.инж Шиллер \ лот. лист листоЬ
ГЛ инж пр. 
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раскин
Зи/1ьбершъW Р 11

Гл спец. 
Рук. ip . ~

Баумгс/рдп ш п а н о б ка  оборудования 
кот ельной.
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Ос па/! И. Качялоё
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Топливо - К а м е н н ы е  и 5ур ь /е  ц е л и .ы Лист. а  Ш ум . Подпись Qttrv

Г м **- Шиллер Литг.о Лист Листов
Га инис пр. Раскин

Р /3ИачотВ. ЗилЬдершТм • г ~~
Глспец. Баумгардт t o м поно бК а  оборудование  

кот елоноО .
Разрезы  5  -б ;  3-3 , Г -Г -Э Ч ). ИНТЕХПРОЕКТРукер. Маршак М е ч -

Ucno/ffj. Качалов 2 2 1 _*_
f5582.-06 5
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Конвейер ленточный

^ A \T A \V ^ V / A \y /A \ \X /A \ V ^ \v ; y/AW /AW
3000 зооо

6000 6000 6000 6000 6000

6000

6000

e/jM. Auer. Hdotcyn. Подпись дрта

w 1 i Шиллер ‘ t r  ^

fn.UHjiCM. Расы*
Hav. omi TUPhfePwTk! ’
Тл спец. бмпглрЛ
Рек. TP- Мцршак.

.U c£ M L _ бюенина.

ТП 9D3-M52 тж
К отель нал с 3 котлами К/-0- fkc 

топливо' каменные а Тирые угли.

Компоновка оборудования, 
котельной. Разрез Е - 6 .

JIumeA Лист

/У
Листоб

САНТЕХПРОЕКТ I
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Типовой проект 903-1-152

http://files.stroyinf.ru/Index2/1/4293821/4293821211.htm

