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листа Наименование и обозначение документов  
Наименование листа

Стр.

Содержание альбома 2
1*1

/73 Пояснительная записка 3

I э т -1 Установка элегазового Выключателя ВЭН-яяпв-ЧО/гооош на и
о

Опоре У0-220СН-1. Общий Вид, узлы
ЭПЧ-2 Устанодяа элегазового Выключателя ВЖ-2205- Чо/2оооу1 на 5

опоре уо-ггоснч. Bad б
ЭПЧ-З, Установка ВыключателейВМТ-220б-25/£30Ухл1; 8МТ-220Б-40/гооом1 6

с приводом ППрК-1800УХЛ1 на опоре У0-220СН-2. Общий Вид, узлы
эпч~ч Установка Выключателей 8МТ2206-25/тоуЩ вмТ-220в-чо/2отхд1 7

с приводом ППpH1800УХЛ1 на опоре У0-220СН'2. План
ЭПЧ-5 УстаноВка отделителя ОД-220/Ю00У1 с приводом ПРО- 1У1 на в

опорах У0-220СН-ЗШ, У0-220СН-311
ЭПЧ-6 Установка отделителя ОД-220/1000У1 с приводом ПР0-1У1 на 9

опорах У0-220СН-ЗЩ, У0220СН-30 .  Узлы, спецификация
ЭПЧ-7 Установка короткозамыкателя НЗ-220У1 с приводом ПРНЧУ1 с 10

тремя трансформаторами тока ТШЛ-Оф на опоре У0-22ОСН-Ч
эпч-8 Установка короткозамыкателя КЗ-220У1 с приводом ПРК-1У1с 11

шестью трансформаторами тока Ти/л-0,5на опоре У0-220СН-5
ЭПЧ-9 Установка однополюсного разъединителя 12

РДЗ-220/Ю00-2000’3150УХЛ1 с приводом ПР-УХ/И на опоре У0-220СН-6 Ш

1
элч-ю Установка однополюсного разъединителя РДЗ-220/1000-2000-3150УХЛ1 13

с приводом ПР-УХ/l1 на опоре У0-220СН-6 И
ЭПЧ-11 Установка однополюсных разъединителей РДЗ-220//000-20003150УХЛ1 14

«3
е УЗЛЫ

ЭП<Н2 Установка трехполюсного разъединителя РДв-220/1000-2000-3150УХ/П 15

1 с приводом ПР-УХ/Н на опоре УО-220СН- 7Ш.  Общий Вид
4

101
*

3

2

Я°№
Листов

Наименование и обозначение документов  
Наименование л и с т а

Стр.

ЭПЧ-13 Установка трехполюсного разъединителя РДЗ-220/10002ЛЛУ3120УХЛ1 16

С приводам ПР-УХЛ/на опоре У0-220СН-7Ш. Разрез и узлы
ЭПЧ-1Ц Установка трехполюсного разъединителя РДЗ -220/1020-2000-3150УХ/И 17

с приводом ПР-УХЛ1 на опоре уо-22ОСнШ06щий вид, спецификация
ЭПЧ-15Установка трехполюсного разъединителя РДЗ-220/то -2000-3150УХ/П 18

с приводом ПР-УХЛ1 на опоре У0-220СН-7У1[. Разрез, узлы
ЭПЧ-1БУстановка однополюсного разъединителя РНДЗ-22ОБ/2000У1 с 19

приводом ПД-5У1 на опоре У0~22ОСН-в
ЭПЧ-17 Установка трехполюсного разъединителя РНДЗ-220В/2000У1 с 20

приводом ПД-5У1 на опоре У0-220СН-Р
ЗПЧ-/8 Установка разъединителей Рндз-220б/2000У1. Узлы 21
ЭПЧ-19 Установка ящиков зажимов ЯЗВ' 120, ЯЗВИ, 2хяов-2 и 6 блоков 22

управления приводами ПД-5УХЛ1 разъединителей на
мостике обслуживания Выключателей

ЭПЧ-20Установка 12 блоков управления приводами ПД-5УХЛ1 23
разъединителей на м остике обслуживания

гип Лялько 
МещержВа]]

Начмтд. Ш амш ина
Гл. спец. Малеванная :
Рук, ер.

Ч07-03-У73.87

Содержание альбома

ЭПЧ
Стадия Лист Листов
Рп

энергосетьпроект
Дальневосточное отд. 
г-Владивостох
формат ЛЗ



В альбоме содержащей рабочие чертеж и установка  
оборудования 220к & на повышенных конструкциях 6  рай
онах с сильными снегозаносами и снегопадами и с Ветро- 

^ Выми нагрузками до 0,98 кЛа (юо кТс/мг).
J  Чертежи разработаны для установки оборудования,
% Выпускаемого отечественными заводами В соответствии 

С их номенклатурами на 1987год.
Установочные чертеж и Выполнены применительно к 

типовым Компоновочным решениям ОРУ220кВ р а с п л а с та н 
ного ти п а  с гибкой ошиновкой и являю тся дополнением к  
ранее выпущенным типовым проектным решениям.

Д л я  за щ и ты  О т солнечной радиации и механических 
повреждений силовых и контрольных кабелей ,  прокладывае
мых по конструкциям опор, в проекте используются металли
ческие кабельные короба М П , выпускаемые предприятиями в о  

„  Союзэлектромонтаж” Минэнерго СССР по ТУ '34-93-10167-80.
Заземление оборудования и м еталлоконструкций  

осущ ествляется ста льн ой  полосой сечением зо* 9мм, присо
единяемой к общему контуру заземления подстанции. 
Сечение полосы принято с учетом однофазного тока ко
р о тк о го  замыкания 20кй; при больших то н а х  сечение  
полосы должно б ы ть  увеличено из р а с ч е та  6мм2 на 

J] каждый килоампер то к а  короткого замыкания.

Проект разработан S соответствии с 
действующими нормами и правилами

Главный инженер проекта® ^}—- Лялько Г  в.

Н
Чертежи, приведенные в работе, предназначаются для 

непосредственного использования при конкретном проекти
ровании в качестве рабочей документации.

Р 0 7 -0 3 -Ц 7 3 .8 7  ПЗ
тип ЛЯЛЬКО T № s

Пояснительная
записка

Стадия Лист МистоВ
Н.конгр. I1

Hav.omd. Шамшина энереосетьпроект 
Дальневосточное отд. 
г. Владивосток

Г/т.слец. Малеванная
рук.гр. Мещерякова

формат ЛЗ



Р а з м е т к а  о т В е р ст и й  для к р е п л е н и я  

п о л ю са  В ы кл ю чат ел я
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С х е м а  се т и  в о зд ух опр овод ов  м еж д у  

р а с п р е д е л и т е л ь н ы м  ш к а ф о м  и  В ы к л ю ч а т е л е м
Распределительный
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Подвод сжатого воз- 
духа о т магистрали (ем. 

черт, пневматического хозяйства}

Нач.отд.

Cm. инж.

_____ ЛЯЛЬКО
Н. контрШещерякоВа 

Шамшина
МещерякоВа
Ж егло

Ц 0 7 -0 Ъ ~ Ч 7 Ъ .В 7  т

Открытые распределительные устройства 35-300 кЬ 
для районоЬ с сильными снегозаносами и снегопадами

О Р У  2 2 0 кб
Стадия Л и с т Листов

Р П 1
Установка элегазобого Выклю
чателя ВЗК-2206-ЧО/20ОО У1 на 
опоре У0-220СН-1.0бщийВид,узш

энергосетьпроект
Дальневосточное отд.
г: Владивосток

формат ЛЗ



Вид Б

<2,Допускаемое тяж ение на контактны й Вывод Выключателя 981 И.
3 Полосу заземления к м ета ллоко нстр укц и й  приварить, к с то й к е  

п р и с т р е л и т ь  дюбелями [поз. 12)при помощи с т р о и т е л ь н о  *- 
м о н та ж н о го  п и с т о л е т а .

Ч. Данны й чертеж  р а с с м а тр и в а ть  совместное черт. ЭПЧ~1.

л
С п е ц и ф и к а ц и я  о б о р удо в а н и я  и  м а т е р и а л о в

Поз.
Н аим енован ие и  

те х н и ч е с к и е  данные

Тип,
марка,
размер

Н черт., 
ГОСТ

Кол. Масса
ев,
кв

Примечание

1 Выключатель элегазовый с 
распределительным шкафом  
ШРЗ-f, трехфазный ком плект

вэк-ргоб-
-40/2000У1Указание1 1 7800

В том числе 
масса шка
фа 300кГ

2 Опора под выключатель у ком т У0-2ЖН-1 1

3 Тр убо пр овод  
( тр уб а  медная), м

1!|

10 1,9
Ч I 1 1 22 1.1
5 ТрубаМЗ-ЛТ-8*1Г0СТ617-У2 30 0,19

6 П олоса  з а з е м л е н и я , м Попы вч*зогвстюз-тв 10
094 h - 2 /оо

UU/IUL U
ВСтЗкп2-1Г0СТ535~73 12 h =  2600

7 Народ электротехнический 
ста льн ой , щ т.

кп-а//оя-2У1
€*2ооо ТУ34- 43- 

- 10167-80
6 22 h =2100 

h -  2600
8 НП-О,{/0,2-291

е=5оо 6 5,5 h =  2600

9

10

болт с гайкой и двумя 
шайбами, комп л.
То же, ш т.

M20XQO
ГОСТ 

7738-70 
5315-70 
11371 S O

24 0,352

М16 Х60 Ч 0,182
11 Дюбель  -  В и н т , компп. ДВМ8*55 ТУ1Ч-£1375- 16 0,016
12. Дюбель -  гвоздь, ш т. ДГ 4,5x40 ТУ1Ч-£/231- 16 УказаниеЗ
13 Ящики зажимов,блоки управления,

компп.
407-03-47387
ЭПЧ-20 1

1. У с та н о в к а  р а з р а б о т а н а  на  основании п р е д в а р и те ль н о го  
че р теж а  ибдп. 674123.001Г4,1985г. ПО„  Э л е к тр о а п п а р а т!’

—
*

ГИП ЛЯЛЬКО
H контр. мещерякоВа Т-( У

Е Ер у к ер.тщерякода\._____ ,
\Ст.инж\жегло Y<̂  ~zr\

т -03-473 .87 э п ч
Открытые распределительные устройства 35-500к5 
для районоВс сильными снегозаносами и снегопадами

ОРУ 220кЬ
Стадия Лист

Установка элегазодого Выклю- 
чателя ВЭК-2206-40/2000У1 на 
опоре У0-22ОСН-1. В и д Б

РП
энепгосетьпроет
Дальневосточное отд 
г. Владивосток  

форм ат ЛЗ
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Спецификация оборудования и материалов

Поз.
Наименование 

и технические данные
Тип,

марка,
размер

Н2 черт., 

ГОСТ
Кол.

Мае-

& ,
КЗ

Примечание

/ выключатель трехполюсный 
маломасляный с пружинным 
приводом ППрК-то УХЛ1, компл.

WT-2206-'
25/1250УХЛ1
&МТ-2205-
W20004X/I1

Указание 1 I - т

В т ом числе 
масса 

масла ~730кг

2 Опора, компл. У0-220СН-2
ш-оз-m s r
KC5-4,Jv 1

3 Полоса заземления, м
п~___ Б4*30 ГОСТ 103-76
ш в с т З п п 2 -т т т

12
15 0,94

h=2480
h-2980

Ц Норой электротехнический 
стальной, шт.

КП-0,1/р2-2У1 
£=2000 в*2500

тузч- чз-
10/67-60 6 22

В =.2480 
Ь~2980

5
В о л т  с еайкой и  двумя 

шайбами, компл. ИЗО *70

ГОСТ 
77S6-70 
5915- 70 11511-  78

12

6 Д ю бель-  в и н т  с  га й к о й  
и ш айбой ? компл. ДВМ8*55 ТУ 1Ч-Ч-1375 

-85 3

7 Дюбель -гвоздь, ш т. ДГ У,5*40
ТУ 1Ч-Ч-1231- 

-83 3
указание

2

/. Установка разработана на основании чертежа 
N ИБКЖ.674.(43.001 ТУ Завода„ Уралэлектротяжмаш.”

2. Полосу заземления к металлоконструкции приварить, 
к сто йке пристрелить дюбелями (поз.7) при помощи 
строительно -  монтаж ного пистолета.

ГИП 
Н. контр. 
Нач.отд.

инженер

Лялько

Шамшина

Новикова

4 0 7 - 0 3 - 4 7 3 . 8 7  Э П 4

Открытые распределительные устройства 35-500кВ 
для районов с сильными снегозаносами и снегопадами

О Р У  2 2 0 к&
Стадия Лист Листов

р Ч
установка выключателей ВМТ- 
220Б-25//250УХЛ1,ВМТ-3506-40/2000УХЛ1 
с приводом ППрК- /800ухл/ на опдре уо-22осн-2 . план.

энергосетьпроект 
Дальневосточное отд. 
г. Владивосток
ф о р м а т ЯЗ
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Данный чертёж рассматривать совместно с черт. ЭЛ4-6
4 0 7 - 0 3 - 4 7 3 . 8 7  Э П 4

О тк р ы ты е  Распределительные устройства ззхоомдт 
Раионоёс сильными снегозаносами и снегопадами _ _

— а
ОРУ 820 кВ

Стадия 1 Листов
run ЛялЬко Д ° 7 Р П 5

Н т т МшеоякоЬа 2М2
Нач.отд. Шамшина t •Установка отделителя  

Ш&о//ооои/ о приводом ПРО-/в/на 
олосахво-геосн-зш^о-геоон-з vj

э н е р г о с е т ь т е к т
Дальневосточное отд. 
г. Владивосток

Рнк.гл. Нщерякок д о
Ст.инж Жег/го & 28Л
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5-Б
Ось стоики

В и д З
Контактный ВыВод 

Толщина Вмп}:

Разметка отВерстии для креплена» 
полюса отделителя

8отёФ/9 8S0r q r - r h - р 6S0
1— 1'ь — LJ—  111 1- 66 Ц /784 а J i

уо-ггосн-зб

8отёф/9

66II 1 1784 J\ss
уо-ггоон-зш

Данный чертеж рассматривать соВместно с черт.ЭМш5

Спецификация оборудования материалов

Поз.
Наименование и 

технические данные
Тип,

марка,
размер

A/черт,
ГОСТ

Кол.
Mat-
са
ед.,кг

Приме
чание

/ Отделитель однополюсный,кот 0Д'??0/Ю№)
Указание* 3 $35

г Привод, utm. ПРО Ч У 1 3 80

3 Опора, компа. УО'ЯОШш
Ш-03-Щ87
KCS-S 3яо-ггосн-зд KCS-M

А Тяга, шт. Труба гохг.8 гостзшпз 
/sod 3 8,7

Длину уточ- 
нцтьпонет

5 Защитный
козырек

Металлоконструкция, шг. TM0-18S 3. 407- 93 КМй-28. УП< Учтены В 
строитель- 
ных черте-Металлоконструкция, шт. 7МО-ISO 3.407-33 __ КМЛ-83. УШ

6 Полоса заземления, м „ В Чхзо ГОСТЮЗ-76 
ПошаВапзкпШтзм

/3.5 
15 г 18,5 0,94 и 

и 
и 

°ь<
£»2

»

7 Короб электротехнический 
стальной, шт. е* гзоо е= 8800

7У зч чз- 
-/0IS7-S0 /

щ
85,3
30,8

h - 3846
h-4346 
h- 4840

8 Болт с гайкой идВимя 
шайбами, _ * компл MISX60 ГОСТ

7798-70
5315-70
H3V-7S

84
9 Болт с шайбой, компл. М 1бх4о /8
10 Дюбель- гвоздь. шт. ДГ \Sx4o П 14-4-1331 

-S3
69 0,007h=3846~

Ь~434Ш40

/. Установка разработана на осноВании чертежа ВЗВЛ 
КЛО А/8. 879. /378г.

£ Полосу' заземления к  металлоконструкции лриВарить, 
к стоике п р и стр е ли ть  дюбелями (поз. /о) п р и  помощи 

с тр о и те л ь н о -м о н та ж н о го  п и с т о л е т а  и  соединить о бол
т а м и  заземления Всех аппаратов.

407-03-473.87 ЭП4
Открытые распределитель устройства 35-5оок&
шш ш/ионио с сильными енкоэан I55»1 т м и

гнп Лялько
ОРУ 220 НВ

1а Лот Листов
H. mm 
Нач.отд.Мешеоякок

Шамшина РП 6
рук.ер.
Стмнж.

НщетоЬо
Жеело

Установка отделителя А Л , „  
ОД-880/100091 с при бодом ПРОЧУ! 
на опорах но-ггосн-зт,НР-егБон-З Ъ.Узлы. спвУкЬикаим

энереоетьпроектч 
Дальневосточное ото 

г Владивосток
Форнат ЛЗ



<ч>

§

СУ

I
5J

/9as Кон та к тн ы й  
вывод

контактны й
вывод

Вболта
MiCxHO

35

~ ^ Ч  к ближайшей 
магистрали 
заземления

б - Б

В

1 L rl«|o.l_ г

■ Ш 1
11

У
1 Ж и

И ^Jl 2
h
13S , 195 \л_

Разметка отверстии 
для крепления трёх 
транесрорнаторов 

тока
А 9отв.<р14

Спецификация оборудования и материалов
40\

П о з .
Н а и м е н о в а н и е  и  

т е х н и ч е с к и е  д а н н ы е
Т и п ,

м а р к а ,
р а з м е р

а / черте
ж а, 

ГО С Т
Кол.

Масс.
са

ев.,
к г

Примечая.

1 Короткозамыкатель однопол^ К З -880 У 1
У к а з а н и е /

/ 850
г При Sod, ш т. П Р К - 1У 1 / 80
3 Трансформатор тока, ш т . Т Ш Л - 0,5 3 10, S
А/ О п о р а , к о п п л . У о - г г о с н -4 мош-m.ai

КС5Ч 5,9 / 10,5
5 Т я г а ,  ш т , ТрибР 15X2,8 

Ч Ч 800 гостзг'ег-75 / 8,3 R ь |т

6 П о л о с а  з о з е м л е н и я , м П о л о са - f d j ^ ' гостт-тб
l i . 0j 94h = js e e

н * т $
h s m e

7 К о р о б  э л е к т р о т е х н и ч е с к и й  
с т а л ь н о й , ш т .

х л -щ -г ы
е=гзоо
8=8800

Т У 34-43-

10167-60

1
19.8 
85.3
30.8

h -3866
h = 436£
/ > = m s

8 Т о  ж е } ш т .
ХП-О, N0.8-29/
e = s s o o
е - з о о о
e * 3s o o

1
67.5 3338.6

h s 3866 
V ) =436S  
\h =4s e e

9 То усе, ш т. КЛ-0.1/ 02-85!  
e=/6od / /о,з

10 Болт с гайкой и двумя шаибдонлл. M l  6x 60 Г0С Т П Э 8-70
m S 9tS-70
ГОШ У-78

У
// То же, конпл. М/гхзо 9
18 б о л т  с шайбой ,  конпл. М /6X 40 А/
/3 Дюбель-винт, конпл. Ц В  M 8X S5 T M - H 37S-86 3

Ш Д ю б е л ь - г в о з д ь , Ц Г - \ $ х 40 т т ш м з 69
/=3866 
f> =4366.4866

/ Установка разработана на  основании чертежей KA0.336MSJ97Sa. 
(Короткозамы кателбШ оА/В.СВР. /97А/г. (привод) ВЗВН Ц /ВД./6/./87 
ТО л и с т  9, /373г. (трансформатор то к а ) завода„ Э л е к тр о а п п а р а т "  
г. Ленинград.  ,

В. Полосу заземления к металлоконструкции приварить,,к стоике при
стрелить дюбелями (поз. М)при помощи строительно-монтажного 
пистолета и соединить о болтами заземления аппаратов ,

ru n Лялько 10̂
H КОНТР. Пешеоякок
Нм. omd. Шамшине/
Pan.го. МешеояМа
Uhw. Шооенко

т - о з - т . 8 7  э л л

ОРУ-220 кВ
Шймя. Лист

Сквдля
у м и
Л то З

Энергосетьпроет'
Дальневосточное ото, 
г. Владивосток

Ф орм ат Л 3



L/
лб

.н
по

дл
. \

/7
од

п.
 и

 д
а

та
 \

Вз
ам

.и
н8

н
к о н т а к т н ы й  

бы бод С п е ц и ф и к а ц и я  оборудоб ани я  и  м а т е р и а л о в

Поз, Иаим еноВание  
и  т е х н и ч е с к и е  д а н н ы е

Т и п , 
м а р к а , 
разм ел

А/чертежа
ТОСТ

Кол. Мао

акг

Г/римеч.

/ Короткозамыкатель однополюсный, К З -220У/
Указание!

/ 260
2 Привод, щ т. ПРК-/У1 1 80
3 Трансформатор т о к а , ш т . ТШ Д-0,6 6 23 Кол. ого8о- 

рить взаказв
9 и зо лятор  опорный, щ т . ОФ-MSBcS 2 27
S Опора, компл. У0-220СН-5 ЧО7-03-Ч73.81 

ACS-/3,2
S Тяга, ш т . Г0СТ3262-76 / 23 длину Ц70Ч- 

нит&пбнесп/

7 Полоса за зе м ле ни я, м А
/0 0,94ьшА -- 4863

8 Короб электротехнически й  
с та ль н о й , ш т . 3-3300

е-- ст о
ТУЗ У ’ УЗ- 
-/0/67-80

/ IIкш
/г- 4866

S То з/сеу щ т . 1'гу/ 
2=3000 ?- 3S00

/
mяШ.

/>■-3888

/0 То ж е , ш т . / /зд

// б о л т  с гайкой и  двумя шайбами. М /6 Х 60 ГОСТ7798-70 
S97S-70 
//37/-78

4
/2 Т о ж е , компл. М/2Х 30 26
/3 б о л т  с шайбой, компл. М /6Х 40 4
/4г Дюбель - В и н т , компл. 8 х SS ТУ/Ч-ЧШ86 6 ор/б
/6 Дю бель-гвоздь, щ т. ДГЧ,бх 40 тэ/ч-ч-/гз1- 

- 83
89 0,007А-3866 А - 4366,4866

/. УстаноВка разработана на оснобании чертежей КД0336. 40S, /976г. (ко- 
роткозамыкатель), КЛО. 4/2. 222, /9 74г. (приВод)ВЗВЛи /8Д. /6/. /27ТО л и с т 9, /973г. 
(трансформатор то к а ) за6ода„ Электроаппарат"о. Ленинград, 

г. Полосу заземления к  металлоконструкции приВарить, к стоике
пр и стр ели ть  дюбелями (поз. /У) при помощи строительно-монтажного 
п и с т о л е т а  и соединить с б о л т а м и  заземления.

Место присоединения 
заземляющей, тины

2 болта

l  f a f f а
6

У

24' к

S M g g g g »

■ энергосбтьпроВкт 
Дальневосточное отд.
г. В ла ди во сто к _____

Ф о р м а т J73
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f

Допускаемое 
тяжение нс/ 
контактный 
вывод- /500Н

Спецификация оборудования и материалов

Поз. Наименование и 
технические данные

Тип,
марка,
размер

л/черт*.
ГОСТ

Кол. и масса ед. кг
ПримечаниеРАЗ 7 РАЗ 2

Кол. МассаКол. Haecq

4
Разъединитель 
однополюсный,  конпл.

РДЗ-гго/т
то-тт] Указание\

/ SOB 1 564

2 Привод; сит. ПР-зЩ/ / 88 / 33

3 Опора, комол. М-&0ШЛ
407-03-47387 
KCS-21: / 1

4 Вал у шт.
Труба Ш В  

eusoo госттнв г V 3 з,з Длину уточ
нить понести

S Полоса заземления t м
£4x30 ГОСТЮЗ-7С 

,т(лиВСГЗмШС7335-7$

4,* 0,94 0,94 h = 38/С
S 0,94 5 0,94 />*43 IS

V 0(9Чs,s 0,94 h - 48/В
в Короб электрот охни- 

ческий стальной7 шт.
чп-а/кг-гт
/ * / т

пзч-чз-
-/О/S 7-30 1 /3,3 1 /9,8 /=зз/с

кп-о^щг-гл
е-езоо 1 25,3 1 85,3 h-43/В

кп-оШ.г-гу/ 
е-- 2800 1 30,8 1 30,8 4*43/9

7 6ол/р с гайкой и двумя 
шайбами, компл. М/ВХ80

ГОСТ 7738-70 
S91S-70 

1/371-78
8 8

8 То же;  компл. м/вх4о 4 М
Э Дюбель-гвоздь^ шт. ЛГ-iSxio ТУ /4-4-/23/ 

тМ______ 2 г

магистрали заземления
Нближайшей 

магистрали зазем
ления

/ Остановка разработана на основании чертежа 
кло. 336.59$ от в.to. 81 взвл для условии шрайона но ветру,

2. Полосу заземления к металлоконструкциям приварить, а к стоике 
пристрелить дюбелями (лоз. 9)при помощи строительно-монтаж
ного пистолета.

Данный чертеж рассматривать совместно с черт.
11

7 Ж _
4.К0НТР.

Рнк.гр .
<1нж_

л т к о
t t t m m k

Нач.ота. Шамшина
МещерякоЬ
РидоЬенко U/йо̂ ,^

ш

4 0 7 -0 3 -4 7 3 .  $7 Э Л У

районов с сальными снегозаносами и снегопадами
для

ОРУ 220кВ
О т дия Л ист

Установи однополюсногорозьеди- 
кителя РДЗ'ргр/то-гооо-жо m i  с 

..............................  'аомреуоттм

РЛ

Энергосетьпроект
Д а л ьн евост очн ое  отд. 

г. В л а д и в о ст о к

Формат ЛЗ



ГЗНП'НОт
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/3

I

Допускаемое тяж ение  
на  -кон та ктны й  быбод

/SOON \  '
2426

Спецификация

Поз.
Наименование и  
технические данные

Тип, март, 
размер

а/ черт., 
ГОСТ

Кол. и масса ед.^г
ПримечаниеП Д З / РДЗ 2

Кол. МассеКол. Масса

1 Разъединитель однопо
люсный, комол.

РМЗ-620//000-
-гооо-зтх/и Указание! / 506 1 564

г ПриВод\ щ т. п р -ухл/ / 28 1 33
3 Опора, компл. уо-шн-бш

Ч07-03-4ШЫKCS-30Y /

ч В а л , ш т .
триБаЧ8х6

r f--/soo Г0СТ8М-К г 9,3 3 9,3
дли ну у т о ч 
нить по меешц

6 Полоса заземлением л 64*30ГОСТ/03-76 
ПМ0СаВСтЗкп2-1Г0СГ53т

4,6 орч 4,5 0,9Ч для/)--38/6
6 0,94 S орч для/г- 43/6

В 6 0,94 5,5 0,94 д ля п  = 48/6
6 Пород электротехни

ческий стальной, ш т.
кп-афр-зч/ 

г -  /ёоо Т У з ч -43 
-/0/67-60

/ /9,8 / /9,8 д ля  А *38 /6
кп-о,//02-291

Г-Р300 / 26,3 / SS,3 д ля  h> 43/6
кл-мор-гу/

3*6600 / зор / 30,8 для  В 148/6
7 б о л т е  сайкой и дВимя 

шайбами, компл. М /6*80
ГОСТ7798-70 
S9/SH0  
//37/ -78

8 8

a То же, компл. М /6* чо 4 4

S Дюбель - еВоздь, сит. ДГ4,5*40
ту/ч-ч-/гз/-
-83 8 2

к  ближ аш ей
магистрали заземления

/. У с та н о в к а  р а з р а б о та н а  н а  основании ч е р т е ж а  
КЛО. 336. 693 о т  8./0.8/836Д  д ля  услоВ ий V/района по В е тр у . <?. П о л о с у  зазем ления к  м еталлоконструкциям  приЗаритб, а  
к  с т б и к е  п р и с т р е л и т ь  дюбелями (поз. S) при помощи 
с тр о и т е л ь н о  - м о н та ж н о го  п и с т о л е т а .

Д анны й черт, р а с с м а тр и в а ть  совм естно с черт. ЗП4-/7

401-05-473.81 3/14

Стадий Ли ст

ОРУ 020 кВ р п /о

Ли сто 3

Формат Л3





ф  = = = = 1
3500

" “ “ 1
3500

[ L

4 5
~ \  ~ \  1

I л
4 ^  5  ^

С п е ц и ф и к а ц и я  о б о р у д о в а н и я  и  м ат ер и ал ов

Поз. Иаиненобание 
цтехнические данные

Тип,
марка,
размер

а/  черт., 
ГОСТ

колм масса ед. кг
ПримечанийПДз 1 ПАЗ г

Кол. Нот Кол. Маем

/
Разъединитель 
трёхполюсный конпл.

рдз-гго/т-
•гооо'зтухмУказание/

/ то / то
2 Привод, шт. ПРгу(м)1 / 2 8 / 33
3 Опора, конпл. уо-ггост 407-03'ЫЗ:87

Незлее, у /
4 Тяга, шт.

госгзгвг-75
г 25,52 85, В Д лину  

уточнить  
по месту

5 Вал, шт. imssSsK г /3,44Ч /344
В Вал, шт. труса 48x5 

Г е = то ГОСТ8734-75 в ISJS 3 /5,75
7 Полоса заземления, м

м а г а д ь
/7

0,9415,5
17

0,941=38/5 
/> = 43/5 
h =48/5

8 Коробэттротехничг - 
скии стальной, шт.

кп-от-гл 
е= т о  
е=гзоо 
е г̂воо

т ь -4 з -
-/OW J-SO

/ /9.8
£5,3
30,8

/ /9,8
25.3
Щ

h- з т  
А - 4з/С 

А - ше
9 Волгл с гадкой и дву- 

мя шайбами, конпл. М/ВХ80 Г0С77198-70 
59/5-70 
//37/-78

г / 24
10 То же, компл. /7/Вх40 4 Ч

// Д ю б е л ь -гв о зд ь , шт. ДГЯ.МО ту/4-Игзт в
9

е
9

4 = 38/0 4=43/8. 48/8

К  ближайшей магистрали 
заземления

у Установка разработана на основании чертежа
НЛО. 336. 593 о т  / / . 06. 84 33в л  для  условии /и района по Ветру, 

г. Полосу заземления к м еталлоконструкциям  приварить}  
а к стоике пр истр елить дюбелями (поз. //) при помощи 
строительно монтажного пистолета.

Данный чертеж рассматривать совместно с черт. 9П4-Н

ru n Лялько ~ № 4
ЛШЖТК Ш Ш Ш Л , Y 'S A
Нач.отд. 1 I Q

рук.гр. метьяно&з
инж. Сидоренко '2,‘юм а̂ ю.8?\

4 0 7 -0 3 -4 7 3 . 87 ЭПЦ
Открытые распределительные устройства 35S00H8 т  
районов с сильными снегозаносами и снегопадами

ОРУ-220 кВ
Ш Ш Ш Ш Ш Ш Ш м т

Р  | / г

энергоее/пьпроет,

Формат ЛЗ





1 ^ 1

о

3500
1 i "

3500

/ Установка ра зра бо та на  н а  основании ч ертеж а  
М О. 336.  553 о т  / / . 06.84 взв л для условий V/района по ветру.

г. П о л о с у  за зе м л е н и я  к  м е т а л л о к о н с т р у к ц и и  п р и в а р и т ь, а  к  
с т о й к е  п р и ст р е л и т ь  д ю б е л я м и  (п о з ,//) п р и  п о м о щ и  ст р о и т е л ь н о  

-м о н т а ж н о г о  п и с т о л е т а .

М анны й ч е р те ж  ра ссм а три ва ть  совм естно с черт. ЗП4-/5.

г/99
 ‘г//9

 
с*95

С п е ц и ф и к а ц и я  о б о р у д о в а н и я  и  м а т е р и а л о в

доз. Наименование и 
технические данные

Тип, 
марка ,  
размер

и чертежа
ТОСТ '

Кол. и масса ec/..кг
ПримечемРД31 РОЗ 8

Кол. МассаКО/!. Масса

/
Разъединитель т р ё х -  
полюсный, компл.

Щ1

Указаний
1 /490 / /490

<? Привод, ш т . ПР-УХЛ/ 1 88 / 33

3 Опора, компл. УО Ш Я Уй
407‘03-Чт
КС5-35%у / /

ч Тяга, ш т . тРфз¥оо3'г ГОСТ
3868-75

8 85,6 8 85,6 Д л и н у  
уточнить 
по месту5 б а л ,  ш т. /T)/}f C3 m ,s 8 /3,94 4 /3,44

6 в а л ,  ш т.
триба 48*6 

Г в'-/500
ГОСТ

6734-75 8 /5,76 3 /5,75

7 Полоса заземления.  м
____ £4*30 ГОСТ/03-76
т т вбтЗкПг-/Го т з п з ъ 0,94 Р 0,94т г

8
Аороб электротехничес
кий стальной, ш т.

т е Щ о гш
е--ргвоо

ТУ34- 43’ 
/0/67-80 /

/9,6т / /9,6
30]8

А -* 38/6Ъ ' Ш
S

б о л т  с гайкой и  двимя 
шайбами ,  компл. М/6*80

ГОСТы 
7798'70 

59/5- 70 
//37/- 78

84 84

/0 То ж е, компл. М/6* 40 4 4

// Дюбель - гвоздь, ш т. Д Г  4,5*40
ТУ/4- 4- 
- /83/-83

S
9

6
S

А ’-38/6 
А=43/6.АШ

4 0 7 -0 3 -4 7 3 .8 7  З П Ч

Откр&/тб/епаслределителбНб/е у с тр о й с тв а  ЗвбООкЗ 
ЗлУоайонтс сальными снегозаносами и снегопадами

о р у е го к в
Стадия Л и с т Л и с тов

run Лялько М ° Ъ РП /4//.контр. Мещеряков

1

Шамшина
лрабоарм л о -ш /н а  опоре уоггосн- 
-ту /. Обилии вид. спецификация

энергосетьпробхт
Дальневосточное ото. 
г. вла ди в о сто к

Р.чк. ер. Мешертба
инок. Селкалеёь

Ф орм ат J73
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/С о н т а к т н ь  )в В ы  В од ы

разъединителя заземляющего контура

С п е ц и ф и к а ц и я  оборудования а  м атериалов

Поз.
//аименоВание и  
технические данные

Тип,
марка,
размер

А/ черт., 

ГОСТ

/Сол. и масса ед.,кг
Примечаниеm m - i m a y s

Кол. Часа/Кол. Maced

1
Разъединитель однополюсный,  

компл. Указание/
/ /323 1 1325

г ПриВод, и/т. M - s y / -/85 / 483

3 Опора, компл. УО-дЖН-8
Ч01'03'47Щ
ксз-зуу / /

V В а л ,  и/т. триба 63*6.3 
Г'- /300 ГОСТ

8734-73

/ //,/2 / 11,12 Д лину  
иточнить 
'Ъо местуS Вал, и/т. труба 46 х в

г ?--1500 / 9,32 2 9,32

б Полоса заземления, м Пплпгп & ч*30 rocT m  ‘ 76 muLa&стзкт-1гостзз5-1§ 3.1 0,34 3,1 0,94 Указание2
7

корок электротехнический  
с та ль н о й ,  .  ш т .

тузч-чз-
-10767-80 1 6,8 1 6,8

8
б о л т  с гайкой и абумя 
шайбами .  компл. М /6 х 80

ГОСТ 
7738-70 
S3/3-70 
//371- 78

8 в

9 Гайка с шайбой, компл. М20 4 4

/0 Дюбель - гВоздь, и/т. ДГ4,5Х40
ТУ/4-£-/&1 г ОДП 2 0,007Указание2

11 Шпилька, и/т. М 20х 280
ГОСТ33043' 

- 76 2 2

/. Установка разработана на осноВании чертежа ВЗВЛ 
М О. 330.490. Л , /386з. (разъединитель). 

г. Полосу заземления к  м еталлоконструкции при Варить, 

к  стоике пристрелить дюбелями (поз. /О) при помощи 
строительно-м онтаж ного п и с то л е та  и  соединить с болтами 
заземления Все ос аппаратов.

з. Данный ч ер теж  рассм атривать соВмеетно с черт. ЭП4-/8.

•

tu n Лялько 7Ш £-Н. контр. мещеряковА*~/£
Иач.отд. Шамшина Ш К л л
Рак. ер. Мещерякове
Ст.инж. Жеело 2 Z

407-03-т. 87 ЗПЧ
О ткш ты е распределительные устройства 33-500 кв 
для районов с сильными снегозаносами и снегопадами

ору его кв
Стадия Л и с т  Листов

Установка однополюсного niii 
разъединителя РН/КЗ)-ЗЗО6/ЗО00У7 

на опоре

РП /6
энергосетьпроещ
Дальневосточное ото. 
9. Владивосток_______

Ф п о м а т  Л З



2 0 '

I•о

Допускаемое тяж енив  
/  на кон та к тн ы й  ВыВод

98/И

контактные 8ыбоды 

разъединителя

/h\ / ; —

;4 /

р---------- V

\ /

^ 4
7 V5 f

17,5

1

Поз. Наименование и 
технические данные

Тип, 
марка, 
размер

Н  черт., 
ГОСТ

Ноли масса ed,кг

т а н P W P H Примечание

Кол. МассеКол. Масса

1 Разъединитель трехполюсный,
г  компл. Р н ш о ф т

Указание 2
1 4575 1 4575

2 Привод, ш т . П&-5Щ 1 485 / ~185

3 Опора, ком л. У0-220СН-9
407-03-473-87 
КС5-Ч1 V 1 - 1 —

к В а л , ш т. Труба чехе
f. *3500

ГОСТ ”  
8734-75 2 21,7 ц 21,7

длину уточ
нить по мест

5 Тяга, ш т. Труба 40 
&3S00

ГОСТ
3262-75 2 13М 2 13.4

6 В а л ,  ш т.
Труба 53Щ5

е* 1500
ГОСТ

8734-75
1 11,12 1 11,12

7 В а л ,  ш т . ТРУба 4S*6 
~ с* 1500 1 9.32 2 9,32

8 Полоса заземления,  м Полоса ВСЗКП2ЧГ0СТ£35.7§ 3,1 0,94 53 0,94 Указание 3

9 Короб электротехнический 
стальной> шт.

КП-ОЖ2-2У1
С-800

ТУ 34-43- 
10167-80 1 8,8 1 8,8

10
болт с гайкой и двумя 
ш айбам и t компл М16*80

ГОСТ
7798-70
5915-70
11371-78

24 24

И Гайка с шайбой ,  компл. М20 Ч Н
й Дюбель-  гвоздь, шт. ДГ 4,5x40 7У14-Ч-133Г

-83 2 0,007 2 0,007 Указание 3
13 Ш пилька, ш т. М20 *28 ГОСТ 33043- 

-76 2 2

Заземляющего контура

К ближайшей маги
с тр а ли  заземления

т а

ё V .----\ 7

Ж  . 1
L
15

1. Данный чертеж рассматривать совместно с чертежом ЭПЧ-18.
2. Установка р а з р а б о та н а  на основании чертежей вЗВЛ К/10.336,492Я, 

1986г (разъединитель).

3. Полосу заземления к металлоконструкции приварить, а к стойке 
пристрелить дюбелями (поз. 12) при помощи строительно-монтажного 
пистолета и соединить с болтами заземления Всех аппаратов.

ГИ П Л Я л ь к о
Н. контр. Мещерякова < £ ~ f -
Hav.omd Шамшина f—
Рук.гр . Мещерякова
Ст.инж. Ж е г л о

4 0 7 -0 3 -4 7 3 .8 7 д а
Ъткрытыв распределительные устройства 35-Л 00к8 
для районов с сильными снегозаносами и снегопадами

0РУ"220кВ
Установка трехполюсного 
разъединителя РндЗ'ЯяобЪоооу 
с приводом ПД-5У1 на опоре 

'  УО-33 0ОН-9

Стадия Л и с т

Р П 17
Листов

энерсосетьпроект
Дальневосточное ото. 
г.владиВосток 

Ф  ор м а т  я з
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Спецификация оборудования и м а те р и а ло в

Поз Наименование и технические 
данные

Тип, 
марка, 
размер

N чертежа 
ГОСТ Бол.

Масса
ед.,
кг

Примечание

1 Ящик цепей оБогрева полюсов 
выключателя, ш т. ЯОб-2 Указание!

3 68,3

3 Ящик зажимов, ш т . ЯЗ&-/30 / 6/

3 Ящик зажимов\ ш т. Я36Б-3-73 / 70

ч Блок управления электродвиеа- 
тельным приводом ЛД-6УХЛ/, ш т.

6
Комплектно
сразъерина-
телем

S Лол оса заземления\ м Полоса6* 30™ 7103'16тОСабСтЗкПП ГОСТ535-7Э
6,6
Z6 0,34 А -- /500 

А :3000

6 Б о л т  с гайкой и двумя шай  -  
вами, компл.

М/2*30 Г0СТ7738-70 
53/6’ 70 
//37/~ 78

/6 для креоле- 
нал поз./-3

7 М1Ч*30 33 З а и и г
8 Бород электротехнический  

ста льн ой\ ш т.
КП0У/0,3~ЗЧ1 

е - гооо т у з ч - ч з -
-/0/67-80

6 33
Л  -- /500 
А -- 3000

3
е -* soo 6 6,6 А -- /500
е -- /ооо 6 // А -- 3000

/0 з/се, Шт.
кп-о/б/оргя

е*гооо ту зч - 43'
-/0167-80

Ч 38,5 А -* /500 
а = гооо

e-soo Ч A L А = 3000

/ Устанобка разработана на основании чертеж ей  
&U/IB. 303 ЧЧО. ООЧТО (Блоки иправления электродВигательны м  
приводом Л Д -5 У / и  ЛД -б Х л/) 83ВЛ и  к а т а л о г а ,, Э л е к тр о те х н и 
ческие и электром он таж н ы е изделия для электрических с та н ц и й  
и п о дс та н ц и й "  /307г.

г/Города ( поз. 8, 3, /о) и  полоса заземления приварить к  м етал*  
локонструкции.

run
Нконть
Нач.отд.
Гл.спец.

г-?А
инж.

Лялько

Шамшина
Малеванная

Сидоренко

407-03-т 8 7  з п ч
Открыть/епаспределительнь/еустройстваЗУбООкб 
длярайонобс сильными снегозаносами и снегопадами

ОРУ 030 кВ
Стадия диет вистов

Р /9
Устанобка ящиков зажимобшщ 

на мостике (аТслиэ/ешнияштшт

энерзосетьпроет
Дальневосточное отд.
г. Владивосток

Ро/змат J73
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й-й
И ближайшей 
магистрали 
заземления

Разм етка отверстий для 
крепления блока управления ПД-5УХЛ1

+
450 . Уот В Ф16

С пецификация оборудования и материалов

воз.
Наименование и технические 

данные
Шип,
марка,
размер

к  ̂  черт., 
ГОСТ Кол.

Масса
ед.,
кг

Примечание

1
блок управления электродвига- 
тельным приводом Пйг5Ящ1, шт. Указание1 12

2 Полоса заземления, м
,ш и ш «

ГОСТ 103-76 
&Ш535-79

6.5
7.5 0,91/ h-1500 

Л =  2000
3 Болт с гайкой и двумя шайба

ми, комол.
М 14*30 ГОСТ 7798-10 

S9/S-70 
11371-78 48

4
5

Короб электротехнический 
стальной, шт.

кп-ц/1ф~2У1 
£= 2000

ТУ34-43- 
- 10167-80 6 22 h * 1500

£=500 6 5,5 h -2000

6 Опора, шт. У0-220СН-10
407-03-473.31
КС5-4Ч 1 См. строитель 

ныв черт.

1. Установка разработана на основании чертежей
В ИЛЕ 303.4У0.004 ТО (блоки управления э ле к тр о дв и га те ль -  
ным приводом ПД-5У1 и ПД-5Х/И) ВЗВЙ и  к а т а л о г а  „Электро
технические и электром он таж н ы е изделия для э ле к тр и 
ческих с та н ц и й  и п о д с та н ц и и ! 1937г.

2. Короба и  п о лосу  зозем ления пр и ва р и ть к металлокон
стр ук ц и и .

4 0 7 -0 3 -4 7 3 .8 7  ЭП4
Открытые распределительные устройства 35-500кв 
для районов с сильными снегозаносами и снегопадами-------

ОРУ 220кВ
Стадия Лист ЛистовГИП Лялька К Ж Г РП 20

п I
I Мешврякода

Шамшина
Установка 12 блоков управления 
приводами П0г5Ухл1 разъедини- 
те  лей на мостике обслуживания

энергосетьпроект 
Дальневосточное ото. 
^Владивосток

Рук.гр. Мещерякова
Новикова

Форм ат Л 3

Типовые материалы для проектирования 407-03-473.87

http://files.stroyinf.ru/Index2/1/4293824/4293824004.htm

