
ТИП О ВЫ Е М АТЕРИАЛЫ  Л А Я  П Р О ЕК Т И Р О В А Н И Я

4 0 7 - 0 3  -4 9 8 .2 8

ОТКРЫТЫЕ РАСПРЕЛЕЛИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА 2 2 0 к &  
НА УНИФИЦИРОВАННЫХ КОНСТРУКЦИЯХ

АЛЬБОМ 3

ЗПЗ Э л е к т р о т е х н и ч е с к и е  чер-.тж и  у с та н о в к и  о б о р уд о в а н и я

шарф палантин

http://www.kruzhevo-len.ru/krasivye-sharfy.html


ТИПОВЫ Е МАТЕРИАЛЫ  Л АЯ  П Р О ЕК Т И Р О В А Н И Я  

А 0 7 -Ш -Л 9 8 .2 8

ОТКРЫТЫЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА 220кБ 
НА УНИФИЦИРОВАННЫХ КОНСТРУКЦИЯХ

АЛЬБОМ 3
П Е Р Е Ч Е Н Ь  АЛЬБОМОВ

А Л Ь Б О М  1  П З  

З П 1

А Л Ь Б О М  2  З П 2

А Л Ь Б О М  3  З П З

А Л Ь Б О М А  К С 1  

А Л Ь Б О М  5  К С 2

А Л Ь Б О М Е  К С З

Пояснительная записка. 
Электротехнические чертежи. 
ЗлЕКТРГТЕХНИЧЕСКИЕ ЧЕРТЕЖИ ПЛАНОВ ОРУ, 
ЯЧЕЕК I УЗЛОВ.
З л Е К Т 'Г 'Л Т Е Х Н И  Ч Е С К И Е  Ч Е Р Т Е Ж И  У С Т А Н О В К И  
О Б О Р У Д О В А Н И Я .

Планы .̂СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ. 
Строительные чертежи железобетонных 
порталов ошиновки.
Строительные чертежи стальных 
порталов ошиновки. Опоры.

З А М  Г Л А В Н О Г О  И Н Ж Е Н Е Р А  18 Л ^ М в А .0 Д И Н Ц р й  
ГЛ А В Н Ы Й  И Н Ж Е Н Е Р  П Р О Е К Т А  Х ^ Т Ь К А Л У Г И Н А

УТВЕРЖ Д ЕНЫ  И  ВВЕДЕНЫ  
В Д Е Й С Т В И Е
П Р О Т О К О Л  N29 О Т  ИМ 88г.

®  сф  ц£/т/7 гоеелую*
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Наименование и обозначение документов.
_______ Наименование ростов.______________
407-03 -  496 SS • 303. Электротехнические

чертежи уста но вка  оборудования.

Установка воздчшного выклю чателя
т е - 'ш о ч / на ооаае o r -2 2 0 -2
О бтай Зад. СаеаиФикаиия.
Уста н о в ка  воздчш ного  вы клю чателя
в  В  А '2206-40/2000 УХ Л ! на ОПРОС В Т -2204.
О бтай вид- Спеииш окаиия
Установки эле газовом  выключателя

Ш ж .  в и д■ Спеииаш каиия,»
'-2 2 0 6 -4 о/2о р о у1 на ооаое 0T-220-S.

Установка вы клю чателя 6МТ-2206-гз/(2503хм
С овив О б  ОН РОв К -14009X01 ВНТ-22П& 40/2000УШ
С приводом ОПаК-Ш ОУХ/И на она ОС О Г -г т ± .
Общий вид. Спецификация
'Установка о тде ли те ля О А -220/m o o t с

то к а  Т Ш Л -О .Г  нооаиое 0 Т-2 2 (Ы ±

приводам ПРО- (У )  на опоае ОТ-220-д...
О бита  вид. Узпы. Совойти ка и и я ,
Установка м опщ кряамымткля КЗ-220У 1
с приводом О Р К -id ! с тоансаюонатоаон

Общий видL Разрезы. Спеиптикоиия.
Установки разъединителя тш
РАЗ-2 2 0 / 1 0 0 0 -2 0 0 0 -3 (SOу ш  с аоивеЗвй
П А - ш ш и

ай вид.
на опорах О Т - 22Q 3 J 1 ^

Ы —  Спеииашкаиия.
Остановки иазьвдинитепя ти п а

РАЗ- 220/(000- 2ШЯЫШШ1ЖЛ1 СОРОвобОМ .
П Р -д К х лО  на опорах О Т- 2 2 0 -/0.13.
Общий вид. Разрезы. Спеаиебикоиия
Установка разъединителя
РАЗ- 2206/2ООО- т о  УХЛ1 с приводом
O A - s m w l J S . .
j U m & J M L

WOOX О Т -220-9.12.
п е ц и ф и к а ц ц в ^

Установка разъединителя типа_._
Ы М М й !  садоводом 

о р - 91 (х м ) на оаооах ОТ - 2 2 0 - 10. /з.
Установки однополюсного оазьедонителя
типа Р Н А (3 )-22дб/20О0 У1 наоаоое О Т -г т -и .
М о р  вид,___ С п е ш а щ а я .

'ко те е ш р ю ш е а  ррзьединдташ -  
типа Р Н А (З )- 2 2 0 6 /2 0 0 0 0 1  на опоае О Т -2 2 0 - 16. 
Общий вид. Спеииаш каиия_____________

н н  
юсе«Я

Наименование и обозначение документов 
Наименование листов. Стр.

13 Установка транстоонатаров тока 15
ТФЗМ- 2206-ЙЧ1. тм-220бдУ1/юопРООХОГ-220ЛЛ 
Общий вид. Разрезы СаеаиФикаиия.

14 |i11

16
тфзм -2206- В  у  1. тф зм - 2 2 0 6 - дУ1 на опоое иг- 2 2 0 3 9

1

I111

ff. Установка ашансвивматопа напряжения 17
ти п а  Н К Ф -220-3691 то п о р а х  О Т -220-17. 16.
Общий Вид. Разрезы. Спецификация.

ю. Установка разрядников Рвмг-220-4о/ж хл4 0
на опоре О Т- 220- 21 ____  _
Обший ви д. Узлы. Спеииш икаиия.

17 Установка разрядников Р в н Г-2 2 0 -bohoxni 16
на опоре О Т- 220- 24 (вариант низкой

установки с ограждением).
Общий вид. Узлы. СпеииФикаиия.

1д. Установка разрядников Р6МГ-220МУ1 на 19
опоре О Т -220-20
Общий вид Узлы. Спеиишикаиия

79. 20
опоре О Т- 220- 23 ~(Вариант нов кой
установки с ограждением), г* . ....

го Установка оазоядников Р 6 (ГШ м  на 21
опоре О Т - 220- 22 (  вариант низкой
установки с ограждением).

1

ж . Установка разрядников Р6СЛ20М 22
на опоое О Т -220-19
Общий Вод. Узлов. Спеииш икаиия.

22. Установка то н н о й  о п оры  Ш О-22РУ1 22
но опоое О Т-  220-25.
Общий вид. Узлы. Спеиишикаиия.

Ц Уста  но В  ко конденсаторов связи емп- по/Уз + 2$1л

на опоое О Т- 220-26._______ j1
24 Установка конденсаторов связи СМ П-но/тГз+ 24

CM A-iioffh со о/кааом отбооа напряжения
шон-301 наопоре, о т -/20-29
Обший вид. Узлы. Спеиишикаиия.

25, Установка конденситааов сдали С м п-((0/тГз+ 25
СМ б-ноНъ сшилатоом присоединения
ФОН и шкашом отопка напряжения________

н н
/июле

Наименование а  авозначение документов- 
в'(/именование л и с то в Стр

U/ОН-ЗО1 на опоое ОТ-220-27
Обший Вод. Узлы Спеиитпкприя

ж
63-630- O.S У 1

Ж ...

Обшиб вид. Узлы. Спеиишикаиия
27 Лодвеска высока vaemom нога заградителя 77

63-/250-0391.
Общий вид Узлы  Спеиишикаиия

Ш Гирлянда изоляторов 16* пс тал. п хпсто -А 26
паддеаживоюшия однааепная для двух аооводов.
Общий вид.

29 ГиаляиРо озолятаоов (бхпстоА. П хП С ТО -А .... 26

Общий вид-
30 Гирлянда изоляиворрб m o n o * .. т п п о -А ___ 2 9\11

сечением 240м нг и далее.
31. Гирлянда озолятаоов /6*псто -а . а* пс то-А 29

натяжная одноиеаная для  облога аообода
сече наем 240мм г а более.

J? Гоаляяди озааятаоов (Вх ПС7&Л.. ПхПСТО-А 30

ч а сто тн о го  заградителя.
S3 Установка т а  еж ящ иков об о го  еда - ЯОв.

питания электром агнитного привода-
Я061 и зажимов- ЯЗВ на опоое О Т - 2 2 0 -3 1 .

34. Установка четыоех я  ши ков обогрева - 31
-Я О в . _ ш ея-4 . п и та н и я  эле к тр а м о ги а т-
нога пповада- ЯОВ о зажимов ЯЗВ на
опоое О Т -220-31.

35. Парки M L м 2. Обший вад. 31
- к т ш м м я ______________________________
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Спецификация ооорудоЬония и материалов
И

Марко,
паз. Обозначение Наимено(юние Нал Масса 

ед кг
Приме- 
‘ оние

/ j1$j

}
типа ввл-ггоб-^гтоахм рот.чпааъ

МГ.ЫриХЦч'
Зф нот

с распределительным шко -
Ifmфон типа ШР i

г 3k07.9-f53.k- КС. 0/ Опора от-его-1 / КОМП л.
3 Труба из меди

мгмзб*г гост бп-7г 28 13 М
ч Труба из меди

м гнпчгост  бп-7г 15 0,8к м
5 Труба из меди

мгме*/Г0СТ6П-7£ га 0,13 М
е Полоса заземления

4*30 гост ЮЗ - 76* cm. з гост язя- 8,8 0,94 м
7 T93k-k3-/0/67-8O Нороо электротехничес-

кий прямой кП'0,ф{г гу! 3 гг оОРезоть по местц
8 болт М/8*70ГОСТ7738- 70* 48
Э Болт мг0>60 ГОСТ 7738- 7П* к
т Гайко Mis ГОСТ 5915-70* к8
и Го (та мгв гост 59/5 - w * к
11 Шайоо i6 rocT/m i- 78* 96
/3 ШообЬ го т а  ю н- те1* 8
н ГУ  /к-4- КЗ/- 83 Дюбель-гВоздь ДГ0,5 *40 18 креплен

W3.6.7

магистрали заземления

Разметка отверстий для крепления Выключателя 
----------- ( Ц _ 1 _ ( Ц Ц Ц - Д - Щ -

Л8отВ. Фго
С х е м а  с е т и  В о з д у х о п р о в о д а В  м е ж д у  Р а з м е т к а  о т В е р с т и й  д л я  w w

р а с п р е д е л и т е л ь н ы м  ш к а ф о м  и  В ы к л ю ч а т е л е м . Н р е п л е н и я  р а с п р е д е л и т е л ь н о г о

ш к а ф а .
m t g s

1. У с т а н о В к а  р а з р а б о т а н а  н о  о с н о В а н и и  ч е р 

т е ж а  и б Д П . Б Щ М .  0 0 1  Г У .  1 9 8 8 г  Н П О  

„  Э л е к т р о а п п а р а т  * ,  г .  Л е н и н г р а д  

В . В о л о с у  з а з е м л е н и я  ( п о з . 6 )  к  м е т а л л о к о н с т 

р у к ц и и  п р и В а р и т ь ,  к  с т о й к е  п р и с т р е л и т ь  

о т е л я м и  ( п о з -  1 4 )  п р и  п о м о щ и  с т р о и т е л ь -  

Н О 'м о н т а ж н о г о  п и с т о л е т а  и  с о е д и н и т ь  

с  б о л т а м и  з о з е м л е н и я  В с е х  о п п о р о т о В .

___ухо о т моги -
страли (см. чёрте- 
М1 пнеомотическога 
хозяйстВа)

-ч— О----- • - 6
ч з ч _

РоменскиВ. %
Нмомтр,_ трипничт tCctfZ. 
Гл.спвц.
Щ Ж .бед.итк.

го н а  
т о л ь

"Левченко < * $ -

0/JN
ж ®
о т

Ш - 0 3 - Ш 8 8 ЗПЗ
О Р !/  22 0 к В  н а  у н и ф и ц и р о в а н н ы х  к о н с т р у к ц и я х

Листа!)1/л т а н о В к а  В о з д у ш н о го  
В ы к л ю ч а те л я  8 8 д -  г г 0 5  -  
ч п /го о о  уха /  н о  о п о р е  о т - г г о - !

О б щ и й  Вид- 
С п е ц и ф и к а ц и я

Стадо:
Р П

Аист

ЖРГ0СЕ1ЬПР0ЕК7 
Се&гра'Засо&ое отделение 

Ленангрид________

— Л 9





В и д я
J Л

Допускаемое тяже кие \ 
НО контактный Кь/£од Яр*

980U

Спецификация оборудования и нотериалаё

Марка,
поз.

Обозначение Уайм ена Сан и г Кол. Часса\
zd.xr

Приме
чание

t Выклю чатель однако -

люоныи м ола м асля-

ны й т и п а  В Н Т ~ о т.ч .н с/

-гго Б -4 0 /го а о  у х /н со ногооЛ

С прижимным пои Во- в/17кг |

дом П П в Х -1800У х л / В -3377 • \ 
конпл.

В ы клю чатель одно-

полюсный мапоноыяныь
ти п а  ВнТ-РсОбР$/£50УМ В ту. меля1■IIlH

чавюг&к

n n p K -m o m < 3 - 3/77 конпл.
г 3 M 9 -f S 3 A -K C .0 4 OnODO О Т-З Э О -4 3 см. указ.

3 Полоса золемл&ш я
~ ^ jg j sp e rm -re *  . . .

С т.з  госг КАЯ- 70 * 13 0.9*> Н
4 T9 3 4 -4 3 -fO t6 7 -B O К о ло б эле кто о те хн и ъ .

и 1 ! 3 33
сдрезоть
понест/

в Б о лтм зо хтте г7798-70* 13
6 Гайка нзого сг5№ -Ю + 13

7 Шайба з о тс гм з 7 Ш * 34

8 7 V i4 -4 -t S 3 (-8 3 йюВеяыгёоздь ДГ4.5*'*0 18

/  Установка разработана на основании технического 
описания М (/б/СЖ . 674. /46 0 0 /ТО эоёода „ S/рол- 
электротяжмаш/ /387з.

3. П о ло с у  зазем ления к  м еталлоконструкции приёарить, 
к с то и к е  п р и с тр е ли ть  дюбелями f поз. 9 ) при поносу и  

С т р о и т е л ь н о -м о н т а ж н о го  п и с т о л е т а  о  соединить 

С  б о лта м и  зазем ления.

8. Размеры ё  скобках относятся к Выключателю т и 
па В И Т -г г о б  -  4о/го0о</*л/.

4. . Расчет  опори от Вертикальных усилии Возникающих 
При срабатыВании' Выключателя Выполнен по 
предварительным заВодсним данным и уточняется 
При конкретном проект ировании.

Ш - 0 3 - 4 9 8 . 8 8 3 0 3

ОРУ ЗЗОквнаунифицированных конструкциях
"Л и ст

k

УекоШ т  Strxw a/пеля енг-ггоо- 
-£5/f$soyx/ff с  яру£с<?оы трк-f(ooyx/ff, внт~гго$-4ояоеоух/1гспру& * —  

У ./ з з ш а и гя .----------- *

Тостоё

'щ ий Вид. 
С п е ц и ф и к а ц и я .

рн е р го се тм р ое кт
ТятЭньеом Эе  

/tPitV H ZiXH ?
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Спецификация оборудования, и материалов
Марна,

ПОУ О бозначение Н аим енование Кип. Пасса
ед.нг 1!

1 Отделитель однололюс-

ны й т ипа

О й -2 2 0 /WOO У ! 3 « з

г Привод типа ПРО -  1У1 3 20

з ъж я -т л -к см О т о  О Т-2 2 0 -6 3

ц Трцба 2 0  е ч ж

ГОСТ 32 6 2-7 5 3 2,65 Зхчиапан*
ниътюст

5 5 A 0 7 9 -/ 5 0 7 -K C U -0 1 9 М арна N 3 -9 7 3 h i

Ш 7 .9 -1 5 0 .7 -К Ш -0 У 5 Марна / 7 5 - / 3 7 3 5 3

6 Полоса за зем ления
<г«ду т ст т -п *
С/п.З. ГОСТ 535 -73+ 12 0,94 сп .т з .2

7 тмь-ют-го Коров электротехнический

прямой Kfl-Q JS/0,4-291 2 3 3 сп .т з .3

8 й о т  T1T6W0 П Ю 7792-70* 1 4

9 йот  ГИ 6  4 0  ГОСТ7792-70* 12

10 Гайко /Ч/б ГОСТ59/5-70* 14

11 Ш айба 16 ГО СТИМ -7 2* 60

12 m w - 1 2 3 1 -8 1 Дюбель-гвоздь Д Г  45*40 9 сп.укоъ.2

Р а з м е т к а  о т в е р с т и й  доя к р е п л е н и я  
пол ю са о т д е л и т е л я

Контактный Вывод

I

I  У с т а н о в к а  р а з р а б о т а н а  н а  ochoBq h uu  чер теж а В 3 6 Я  
МО. 412.279. f987г.

2 . П о л осу м е т е н и я  к  м е т а л л о к о н с тр у к ц и и  п р и в а р и т ь , 
к  с т о й к е  п р и с т р е л и т ь  дю белям и (п о ъ :12 ) п р и  п о м о щ и  
с т р о и т е л ь н о  -м о н т а ж н о го  п и с т о л е т а  и  со е д и н и ть  с  
б о л т а н и  м е т е н и я  все х а п п а р а т о в .

В . К о р о б {п о з .^ п р и  н е о б хо д и м о с т и  о б р е з ать  по м е с т у .

Ш - 0 3 - 4 9 8  8 8  З П З

О Р У 2 2 0 к б  н а  у н и ф и ц и р о в а н н ы х к о н с т р у к ц и я х

У с т а н о в к а  о т д е л и т е л я  л л л  
О й  2 2 0 /70 0 0 9 1 с привод ом  П Р О  -  

• Ш 1 н о  о п о р е  0 Т -2 2 0 -6

йпойия Л и с т Л и стод
Ц а ч т д . Ро п е н о ш й / Е о **с *~ Р П 5Н л о н тп . У а ш ш и ч то M S t m
Ol.cneu- KQM 2UHQ j e S w . О б щ и й  В и д . У з л ы . 

С п е ц и ф и к а ц и я .

э н е р го с е т ь п р о е к г  
Северо-Западное отделениепенни? впп

Р я к ш Грю нтоль o n ~ i
Ш д
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Б - б B u d  &

Место присоединения 
заземляющей тины

2 Зад та

трансформатора тока ( поз. 3 ).

* ( - 4 -
% ______ L i

Г  \ '
“ 1--------

1
1

\

<3

& — чи
3  рГ  . t ie as, 4 3

'  r d b
,« _ м _

aoi
1 J2+0.6
4

2 2 L

л - л
Размотка отверстий для 

крепления корётказамыкателя

Контактный вывод

Ь

Спецификация оборудования и материалов
Марка.

аоз. Обозначение Наименование Коп Маем 
ей. кг

Кроме’
чалое

/ Короткозамыкатело
Утипа К З- 220У/ 250

2 При6од типа
тП РК- /У! во

3 T9 /б- 5/7.753-73 Трансформатор тока
типа ТШ Р0.5-Р-
-500/7.591 / W.5

ь 3.407.9-/53.4-КС. 07 Опора 0T-Z20-7 i
5 Трчба /5*z8 г -т о

ГОСТ 3262-75 1 2.3 •Мику ум/ nUPibflOMSir
6 Полка заземления

6 0.94 м
7 ТУ 34-43-/0/67-60 Ко род электоотсхни-

ческой прямой
К П -0.1/0.2-291 2 22 обввяноmfetcany

В КП- 0. /5/0.4-29! 33 Обрезать 
пи месту

9 болт м/б*богоат х 4
ю болт м/бт /т т т -iи
11 болт м№25ro m m i 3
12 Гайка м/б ГХТ59В П 4
0 Гайкам/4 № TS90-i 3
« Шайба /6 ГОСГ/07НВ 12
а Шайба и  ro a m -id 6
16 ТУ /4-4-123/61 Анзот-гбоздь А Г 4.5*40 12 \______i

I  Установка разработана но основании чертежей !
КЛО.Ш  305 с азм. 5  дыре /3/-64, ЗЗЗЯ&ороткозаныттет ! 
КЛО. 312.222. /977г. ВЗвЯ (провод) и ЗАО. 4/2. /61. /965г. < | 
завода „Электроаппарат" г. Ленинград (трансформатор 
тока). |,

2. Полку'Заземления к  металлоконструкции привари т о ,  |
К стойке пристрелить дюбелями ( поз./6)при помощи i 
строительно- монтажного пистолета и соединить с j
болтами заземления веек аппаратов  I

НОЧ.ОШ Й т т
т  

Шл ч ги н а

m l f e Z Z l ]

—у З — т

Ъ Ш
п т
Ш
и 1-33

W -  0 5 - 4 9 8 . 8 8 Э П З

О Р У 2 2 0 к В  н а у н ш р и ц и р о в а н т а  к о н с т р у к ц и я *.
Усталоепа .хоооткрзанммтыя 
КЗ-220И1С Приводом ПРК- W i с трпне&орютором тока^ _  на ОПРОС 0 7 -2 2 0 -1

шщшжшш:
О б щ и й  б а б Р а з р е з о в . 

С п е ц и ф и к а ц и я .

Р П  6

Сс^оОвледпсгокртш/
fleautteiW i

feWft/Л Л и -/.? тпяаашЛЧ
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С п е ц и ф и к а ц и я  о б о р у д о б а м и я  и  м а т е р и а л а #

Марка,
поз. Обозначение и  Р ' Количество Масса

ед.рс.
Приме
чаниепоиненокание ',4чОПС-Ъ<ХЧ» ”рС*Г.*Л<ОЛК

w t Fp-г
1 Разъединитель ти п а сн. mad*

РАЗ-гго/ю оо-госо-згтт / 1 1 1 □ канал.

г Привод типа f?0-Qf5yffx/u) 1 1 185 канал.

ПриВсдтипа ПД-055У1{ХЛ() 1 1 175 конка.

3 3 .4 0 7 9 - 1S&4 -К С .0 8 Опора о г -г г о -д J/ 1

4 3.407.9-153.4-КС.41 Опора Орегона 1 /
5 Тоибозехза В-ззоо г

ГОСТ 3888-75* г г С г 10.2
iiUKy y.7X}v-u
т  попках

G ТоцбЪ 50*3,5 е>3500 9
го с т з ге  г-75* г 4 г 4 17.08 vi се песах

7 1г 3 г 3 9.зг
длинуупян- 
НЛВоОВКЗД

8 Полоса заземления
7**30 ГОСТ Ю5-7Б* 
СП7.5 ГОСТ S3S-79* i s 3.5 и 11 0.94 М

9 7934-43-10187-80 Коробэлектротехнически

полной КП-0,1/о.8-гУ1 1 1 1 1 22
свркилл
поноет

10 кп.о,15М 4-гм 1 1 1 1 38
efr̂ jo/ni 
•то «е с т

11 б0ЛтМ1€*Ю0Г0СТЛ9&-70* 8 8 г4 24

13 60лтМ1г*35ГОСТ779&-70* 4 4 4 4

15 Гайка М20 ГОСТ5915-10* 4 4 4 4

14 Гайка М1£Г0СТ59Т5-70* 8 8 24 *4

15 Гайка м /г rocrs9/5-70* 4 4 4 4

1$ Ш аибаго r o c r / w w * 4 4 4 4

17 Шайба /6 ГОСТ1 1371-78* 1В 10 48 48

18 Шайба 1г гостm7t-78* 8 8 8 8 1
19 I i & 1 § 1____ 1

Го стгго ве -7 6 г г г г
1|

го 7V14-4-1S31-81 Дюбель- гвоздь ДГ4.5х40 2 г 6 0 Сн.ухаз.2^

Тип разъединителя е
Масса, кг.

а С оёноаа-
л а т т

агрекло.
л/ссоый

р дз-г-гго /то ук /н 2550 2530 5386 385 732
рдз-1-г г о / ю о о т1 2530 2530 5386 372 698
рдз-г-гго /го о о ш1 2580 гооо 5456 401 768
т-1 -гг0 7 го о о у х м 2560 геоо 5466 348 678
Ш -г-гео/31$оух/н гегз- 2600 545$ 423 814
р дз-р гго /за о ухтп 262$ 2600 5456 365 717

мая к  контактном у  
М о д у  м а то к  3150Д, 

долж на им еть гальва
ническое покры тие 
серебром или олоВом 
то лщ и н о й  не менее 
бмкм.

I  Уста н о В ка  р а зр а б о та н а  н а  основами 

чертеж а 8ИВ6.074г/5. ООО С6 (М О.336593) 
с изм. /г-М 4 с .5 1 # .в 7  в з в я  

г. Полосу зазем ления к  м еталлоконструк
циям приварить, а  к  стоике п ри ш регш  

дюбелями fпоз. 3 0 ) при помощи стр о и те 
льно- м он таж но го  п и с то л е та  и  соеди
н и т ь  С б о л та м и  заземления Осек: ап

п а р а то в .
3. Ч ертеж  Выполнен для  разъединителей  

С изоляторами С В - 950ТУХЛ/. "

Рукеру

Нконто. Снаипничены 
ШМЧ.

Левченко
г-г ---------- г - - л -  04*
Л*унтам ifb^i 14-Si

Jet

^ 0 7 -0 3 -4 9 8 .8 8  Ш
ОРУгголб но унифицированных конструкциях

___ Установкаразъед/нитепя типа Ставил
Щ&РАЗ-гго/яоо-гоооз/лоутсприво- 
ЬШ &м пд-Мхм/наопасах ОРгго-Ул

Общий В ид  
Специф икация
Копировал: Пспье

РП
зн ер гесеты гр о е тЗаяаФтеоа 

Ленинград
'Mi-



ю

Однополюсный раз ь единитесь Т р п п а п т с н ы й  р а зъ е д и н и те ль Спецификация оборудобания и  материалов

марка»
ПОЗ. Обозначение Наименование Кпличрстоо Масса

едкг драме'
чаше•After

Щ1
4 Разъединитель типа емптадл

РАЗ-22ОАЮО-2Ш-30О9М1 1 1 1 1 комлю
2 Привод типа ПНЯШ-т-Ш *) j 4 id

%11

чм i 21
3 3.407.9-Ш -к с.0 9 ОпООН 0T-22D-10 . 1 1
k З .т 9 -Ш .4 - КС.12 Опора ОТ-220-13 1 4
5 Труба 32*3.2 £-3300

ГОСТ 3262-75* 2 2 2 2 40.2 ашчупоц ffUTb&nec 71
6 Труба 50*3.5. 8=3500

ГОСТ 3262-75* 1 4 2 4 41.08 йш<у упт 
tx/ibnorec?.

7 е-то 2 3 2 3 9.32 длину y/wy tz/towntch
6 Паласа заземления

Ш Ж & * - 3.5 3.5 и н 0.94 М
$ Ш 4-43-Ю 167-30 Короб элетоотешчесш5

* полной M-0.il0.2-294 4 4 4 4 22 Щёзашо 
по местч

4D боптпат гаспШ -УР в 8 2k 2U
11 Борт 705*40 ГОепт-ТО* 2 1 2 2
12 Гайко т  7ЖТ59/5-70* 10 W 26 25
13 Шайба 46 ГОС1Ю77-87* 20 20 52 52
14 ТУ 14 - 4 -  1234-31 А гадель-гбоздЬАгаб^О г 2 6 6 см. чкоз 2
45 з т э -т у -к си -о / э Парка м э -97 1 1 44 СМ.9К035

3.407.9- № 7-KOt-m S Папка МЭ-437 1 1 4 | 5?

Тип разъединителя Q / С
Масса, кг

пикапаг лтенни тремя/
iWlWL

Р А З -2 -220/ 7000 9ХЛ1 2530 .2530 53613 333 732
ра з-  1 -  т /  woo a w . 2530 2530 5361; 372 693
Р А З -2 - 220(2000 m i 2560 2600 S459 407 768
РАЗ-4 -  220/2000 ОХР 1 2560 2500 S4S6 343 678
Р А З -2 - 220/34S0 ОХР! 2625 :2600 54511 423 814
РАЗ-1 -  220/3750 УХД1 2625 :2600 S46i? 365 747

п -  ВИЛ С. 312.87 ВЗВД.
2  Полосу заземления к н елшмоканстру/щии npuSapumb, а к стайке,

/7/7//ППНПШП tmnntlmDAhun-олпитпаипяп ч лт

:изм .

заземления Веек

3 Черте» Выполнен для разъединителей с изоляторами С 6 - 9501УИ/11.
4  Арматура, присоединяемая к контактному Выбору на ток 3450Я, датна иметь гальвани

ческое покрытие серебром или олоВом толщиной Вмкм*
s  Козырек над приводам устанавливается Вслучае использования рагосдинител я для 

Включения ненагруженнык трансформаторов\
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С п е ц и ф и к а ц и я  оборудования и  м а т е р и а л о в

М а р к а ,
ПОЗ-

О б о з н а ч е н и е Н а и м е н о в а н и я
Количество 

г*г ? г~ :с -гЗ  г :г * » г к £  «• /Лхвеа 
ей. кг

Приме*
чзмие

>ДИ РДЗ-2 >Д Н?лз-г

1 Р а з ъ е д и н и т е л ь  т и п а с м . т а б л .

Р А З - 2 2 0 6 / 2 0 0 0 -3 :5 0  9ХЛ 1 1 1 1 1 п ком пл.

2 Привод т и п а  П Д -0 1-5 9 К Х Л  1 ) 1 1 185 комп л .

Пьивед т и п а  П / 1 -0 3 " 5 У 1 ( х Я 1 ) 1 1 1 75 к о * п л .

3 3 . 4 0 7 . 9 — 1 5 3 .4  — К С .  08 О п о р а  о т - г г о - э 1 1

4 3 . 4 0 7 . 9 — 1 5 3 . 4 — К С . 11 О п о р а  О Т - 2 2 0 - 1 2 1 1

5 Т р у б а  3 2 *3 .2  8 *  3300

Г О С Т  3 2 6 2  *  7 5 * 2 2 г 2 1 0 .2 длину иаккГ

6 Т р у б а  50 х  3 .5  С *  3 50 0

Г О С Т  3 2 6 2  -  7 5 * 2 4 г 4 17,0 8
дпину SjfflS'tt'X 
по мгскт

7 Ц б а  1500 2 3 г 3 9 ,3 2 длину о т о * 
ж и га  п  «егя

1 П о л о с а  з а з е м л е н и я
А Ч О  ГОСТ 10i - 7 6 *
П т  3 Г О С Г  565 ~~7ИГ*---------- 3,5 3.5 и 11 0.94 М

9 T 9  3 4 - 4 3 - 1 0 1 6 7  -  8 0 Ко роб э л е к т р о т с х к и ч е с к .

пря м о й  К П - 0 .1 / 0 .2 - 2 9 1 1 1 1 1 22 С'р е м то

10 К П - 0 1 5 / 0 .4 - 2 9 1 I 1 1 «1 38 сбргзать idy&ctmf
11 Б о л т М Ы О О  ГОСТ7 7 9 8 - 7 0 * 8 8 24 24
12 6 о « п М 1 2 « 3 5  Г О С Т 7 7 9 8 - 7 0 * 4 4 4 4
13 Г а й к о М 2 0  ГО С Т 5 9 1 5  *  7 0 * 4 4 4 4

14 Г а й к а  М 1 6  ГО С Т  5 9 1 5 * 7 0 * 8 8 24 24

15 Г о й к а  M I 2  Г О С Т  5 9 1 5 ' 7 0 * 4 4 4 4 -

16 Ш а й б а  2 0  Г О С Т  1 1 3 7 1 - 7 8 * 4 4 4 4
17 Ш а й б а  16 ГО С Т 1 13 71  - 7 8 * 16 16 46 46

18 Ш а й б а  12 Г О С Т  1 13 71  -  7 8 * 8 8 8 8

19 Ш п и л ь к а  М  2 0  -  8 j  < 2 8 0 .5 8

ГО С Т  2 2 0 4 2  - 7 6 2 2 г 2

20 T 9  14  - 4  - 1 2 3 1  - 8 1 Д ю б е л ь -гво зд ь  Д Г  4 .5  * 4 0 2 2 6 6 см .чказ.2

ftjaM g rniffl о т в е р с т и и ___ З л я  к р е п л е н и я  т р е х п о л ю с н о г о  p a a b e B u H t i m o ,^
3500 3500

Р а з м е т к а  О т в е р с т и й  ало « р - —

рЭнОЛОЛЮСнОЗО рОДЬеЭим»та».дд

Т и л  р а з ъ е д и н и т е л я
М а с с а ,  к г

однополюсный трвхлолюсный

Р Д З - г - 2 2 0  6 / 2 0 0 0  9 X 0 1 507 1 4 5 7

Р Д З - 1 - 2 2 0 6 / 2 0 3 0  У Х Л 1 4 6 6 1 3 6 0

Р Д З - 2 - 2 2 0 6 / 3 1 5 0  9 Х Л 1 533 1 4 8 8

Р Д З - 1 - 2 2 0 6 / 3 1 5 0  9 Х Л 1 4 8 9 1 3 8 9

выводу р а з ъ е д и н и т е л я  н а  т о к  3 15 0  А  / долж ка 
и м е т ь  гал ьван и ч е с к о е  п о к р ы т и е  с е р е б р о м  

и л и  о л о в о м  т о л щ и н о й  н е  м е н е е  б  i► м км.

У с т а н о в к а  р а з р а б о т а н а  н а  о с н о в а н и и  

ч е р т е ж а  Б И Л Е  6 7 4 2 1 5 .0 0 6  С б  ( К Л 0 .  356 5 3 3 )  

с  и з м . 1 2 "  В И Д Е  3 1 2 - 8 7 г . Ш г  8 3 В Я .

П о л о с у  з а з е м л е н и я  к  м е т а л л о к о н с т 

р у к ц и я м  п р и в а р и т ь  / а  к  с т о и к е  

п р и с т р е л и т ь  д ю б е л я м и  (  п о з . 2 0 )  

при п о м о щ и  с т р о и т е л ь н о  -  м о н т а ж  -  

н о го  п и с т о л е т а  и с о е д и н и т ь  с бо л 

т а м и  з а з е м л е н и й  в с е х  а п п а р а т о в .  
Р а з м е р  S  с к о б к а х  у к а з а н  д л я  разъеди
н и т е л я  т и п а  Р Д З - 2 2 0 6 / 3 1 5 0  У Х Я 1 .

jom S JU L

Нам отД. 
ЁАОШЗЬ
М0£Ц,

т

ймецсью^
Скршжпгн*
Ладугиса.
Jggjtfoaob.

i2tih$L

4 0 7  -  0 3 - 4 9 8 .3 8 З П З

ОРИ 2 2 0  к В  на ^ и ф и ц и р о б а н н ы х  к о н с т р у к ц и я х

Установка разъ е д и н и те л я  т и п а  
РДЗ-2206/2000- 3150 ЬХ/Мс 
бобом ПА- 59 f (ХЛ1) но опорах 01’

О б щ и й  Б и д . 
С п е ц и ф и к а ц и я

РП
Лист Jlugnoft

Э Н Е Р Г  О С Е Т Ь П Р О Е К Т
Себсро-ЗапаЗмое отделен. 

____ Ленинград
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О д н о п о л ю с н ы й  р а з ъ е д и н и т е л ь Т р е х п о л ю с н ы й  р а з ъ е д и н и т е л ь

120|и т

■ 4)-с> (у --г

Р-

№35

й 1

К о н т а к т н ы е  М о д ы  гл о В н а го  к о н т у р а
И л я  р а з ъ е д и н и те л я
т ъ - г г о ы г о о о  у т

з а з е м л е н и я

И л я  р а з ъ е д и н и те л я
ш - г г о б Ш $ о  у х я ~

.301 60

1  В о т В .ф М

Р а з м е т к а  ш В ор гт и ? ! для к р еп л ени я т р е хп о л ю с н о го  /ю з« « Ч ц щ .

алии

: :  $ •

1 Й -
1 - У |

I  1
8 Б -

Hr- Л.И:  
д в Л " -

Чт

Р а з м е т к а  о т В е р с т и и  для к р е п л е н и й  

однополю сного р а з ъ е д и н и те л я

12

С п е ц и ф и к а ц и я  о б о р у д о в а н и я  и  п а т е  р и а л  ой

Парко
поз. О б о з н а ч е н и е Наименобоние Hoi

оЪста
оди] H

i

рейса0CK.-J
pfii-г

Мосса
едгл

Приме
чание

1 Разъединитель типа

о
23

еп.то8я.
norm.Р № - г г о Ы г т - ъ т т < 1 1 / 1

1г Привод типаПРЩМОМ^И 1
ВрЖй типоПР-ШВШ-ГИИШ 1 1 22

3 3.W.9-1S3* -КС.ОЯ Опора ОТ'220-ю 1 1 5
4 3407.9-/53.4-ЛС 12 Опора ОТ-2 2 0 -1 3 1 1
5 TouSa 32*32. £>3300

ГОСТ 3202-75* г 2. 2 2 10,2 длтуупч-
аяыанест

б TptlSa 50*3,6 ,£--3500
ГОСТ 3262-75* г 4 2 з Ц П Олшу yrev- 

илыилеск длину ymov. 
шппанет7 Ю Ш Ш - * * » г 3 2 3 932

В Полоса заземления
4*30ГОСТ /03 -76* 
Cm 3 fOCt 535- 79 + 35 35 11 И 0,94 М

9 ТУЗк-кЪ-10167-Ы KqqqB злгнтротехнический
пряной М -Ш г-М 1 / 1 1 22 сдрезоть па месту

10 б о е т п х ч е о  m r m - r o * В В 20 24
11 6атП16Н0№ГГ9б-70* г 2 2 2
12 ГойтГИб ГОСТ 5315-70* 10 10 26 26
п ШайПа ТВ ГОСТ Ю71-67* го 20 52 52
# Дюбель -гВоздь ДГ4,5 Ш г 2 6 6 & игШ -

Тип разъединителя
Пассо. кг

однополюсный трехполюсный
р а з  - г - 22а б 1г о о в  m i 507 U57
Р й З  - 1 - 2 2 0 6 1 2 0 0 0  у т 466 1366
Р А З  * г  - 2 2 0 6 / 3 1 5 0  я ш 538 П 1 Ш

Р А З  - 1 - 2 2 0 6 / 3 1 5 0  Ш 1 б о я ____Й Ю

I  У с т а н о Ь к о  р а з р а б о та н о  н о  ое но бони и  черти м о ВШЕ 674215.006Сб 
( т .  з з 5 . т ) с  и з п . a - m t  ы г -в ? г  т з в т е .ь ш .

SL Пол осу Зазем ления н  м е та л л о к о н с тр ук ц и я м  п р и В о р и т ь ,о к  с то й к е  
п р и с т р е л и т ь  дю белям и (п о з .К 1) п р и  помощ и стр о и те л ь н о  -м о н та ж н о 

го  п и с т о л е т а  и  соед инить о  б о л та м и  заземления в се х а п п а р а т о в .
3 . А р м а т у р а , под соед иняем ая к  к о н та к тн о м у выблду разъедините

л я  н а  т о п  3 / 5 0  Я ,  долж на и м е т ь  гол ьВ он и че ск ое п о к р ы ти е  
се ре бром  и л и  олодом т о л щ и н о й  н е  м ен ее б м к м .

4 Розм гр В  ск о б к ах у к а з а н  для р а з ъ е д и н и т е л я  т и п а

№ ъ-шь1ътт<.

Сконто.
Вш е й ,

ШШ

Иоч.ота1. Ропенсхии /,

Iftyiygur*!?,
Пионпкм

Ш.№м.

У№
Е Р
Щ г тж
Ж мм

W - 0 3 - W . 8 8 5 / 7 3

ОРУ220кВ но унифицироВонны* конструкциях
СгподйяУстонобка разъединителя .  

Р А з-ггоб/т о-изо ухмсприбо- 
ПР'УШ Лна m oot OT-22Q-<0J3

Разрезы. 
Спецификация

РП 10
Аист АистоЬ

ж е т ь п р о е п т
отделение
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А  опускаем ое т я ж е -  
S p u e  no к о н т а к т -  

\НЫО 0Ы0(к т он
2 4 S 6

t 3

5» 1Ч 1]^ и

I

I 1
■» |  |

„6 I •) К о н т а к т н ы й  вы водfS 1 | [А зазем ляю щ его т и п у * *

С ДО р о  (с м  у к а з .Ч )

f i
6 1 [  5

1 1 ! у ч

1 1ЩЛ JL %

w,> Нонтонтный Вывод 
t ?

ns & Щ  \ Ф 1 Ч

Расположение отверстий В цоколе для крепления разъединителя

Вид Я
Крепление привода ПД-5У1

К р е п л е н и е  бл о к а  
уп р ав л е н и я  привод а П Д - 5 У }

Вид Бi l l .
j r '  я в 7 \ N

»
№  ага

1
2 Г

J. к о * - г  } P S
БЧО

» *

Спецификация оборудования и м ат ериалов

I  Установка розрооотоно на осноВонии 
чертежа нло. ззз. ч$г с иэм. 8внле №т, взвя.

2. Полосу заземления к металлоконструкциям 

проворить, о к стойке пристрелить дюбелями 
(поз-18) при помощи строительно-монтажного

- пистолета и соединить с болтами заземления 
Всех тторатоВ.

3. На чертеже понозано установка разъединителя 
типа н щ з - г - г г о б ( г о о о  y i .

4. Контактный вывод заземляющего контура при- 
к общему контиоу заземления.

М а р н а ,

п о з .
О б о з н а ч е н и е

и  Р К о л и ч е с т в о М а с с а , 

е д  к г

П р и м е

ч и н и в
п о и м е н о о о н и е

Р И Л , ч а е Щ ) Г щ п

,/ Р а з ъ е д и н и т е л ь  т и п а

р н А - г з о в / г о о о З ! У п т
О ф / С М .Ш  \ 

К О М П А

р н д з - / а  -  г г о в / г о о о з / У m s
P 7 jH O n O .V O C 7 ,

К О М П А .

9 **ч }Х> &
 j 

! II У 7 4 3 4
о г / т ш ъ м .

П О М П А .

р н л з - г - г г о  б ( г о о о з 1 У 1 6 0 2
о З н о п о л / о т

К О М П А .

г П р и в о д  т и п а

П Д ' 0 7 - 5 9 7 У 1 8 S К о м п е .

П А -  0 3 - 6 3 !  • j / 7 5 К о н п л .

П Д - 0 6 - 5 3 7 / 1 7 5 н о м п л .

П Д - 0 6 - 5 9 1 / 1 3 5 к о н п л .

3 3 4 0 7 . $ - 1 5 3 - У - Н С  / о О п о р а  о т - е г о -  // / 1 1 /

У 7 / х / 6 о Ш г о с г е ? м - 7 б , Ь п о о 1 1 2 1 0 ,5 6
д л и н у  ц а т  
w /ь  л о н г е т

S Т / т б р е в / т т - т в ,  В т 1 1 1 / 1 0 .4 3
д л и н у  у ю т -  
н и г ш  н м я

в П о л о с а  з а з е м л е н и я

З П * Н  Г О С Т  Ю З  ‘  7 6  ?  
C m . 3  Г О С Т  3 3 3 -  7 3 * 5 , 5 5 , 5 5 , 5 5 , 5 0 , 9 4 М

7 т у з ч - ч з - ю т -80 К о р о б  э л е к т р о т е х н и ч е с к и е

п р я м о й  к п -  o j / o e - e y f 1 1 1 1 2 2
о б р е з а т ь  
п о  м е с т и

8 К О -  0 , 7 6 / 0 , 4 - 2 3 1 / 1 1 / 3 8
о б р е з а т ь  
п о  м е с т и

S б о л т  ш Ь ' В о т с т  m s -  w * 8 8 8 8

1 0 б о л т  Н  1 2 * 3 5 Г О С Т  7 7 3 8 -  7 0 * Ч Ч Ч Ч

И Т а й к а  M В О  Г О С Т  5 9 / 5 -  7 0  * Ч Ч Ч У

/ г Г а й к о  N 7 6  Г 0 С Т 6 9 № -  7 0 * 8 8 8 б

в Г а й к о  N  /2 Г О С Т  3 9 / $ -  7 0 * ч Ч Ч Ч

/ у Ш о й б о  2 0  Г О С Т  7 / 3 7 7 - 7 8 * У Ч Ч У

i s Ш а й б а  7 6 Г О С Т 7 7 3 1 7 - 7 6 * 1 6 1 6 1 6 1 6

Т В Ш о й б о  7 2  Г О С Т  7 7 3 1 7 - 1 8 * в 8 8 8

1 7 Ш п и л ь к а  м г о - я р & ш ю с ш ш 2 г 2 2
« Т У  7 4 - 4 -  7 2 3 1 -  8 / Д ю б е л ь - г в о з д ь  Д Г 4 , 5 * Ч 0 г г е 2 С М .т / к о з .2

Ш‘1

т - О В - 4 9 8 . 8 8 ЭПЗ

р а з ъ е й и н ш ш я  т и п а  Р К Д ( З г  
-г ш / г о о о з ь  н а  о п о и в  о т - г г о -н

wif̂ Juk WUJfTufXXk

С п е ц и ф и к а ц и я

p fl\ н
Э Н Е Р Г О С Е Т Ь П Р О Е Н Т'юние

Шф./6СЪ
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B u d  Г
К р е п л е н и е  привод а П Д  -  591 

Блок исподни - 
тельный

'У г
К р е п л е н и е  б л о к а  

у п р а в л е н и я  п ривод а П Д - 5 У 1  

s M  в и д  А

к контуру заземления̂

Б - Б
К р е п л е н и е  привода ПР-5И в и д  в  

560560 .  0 1 7

т Ш Ш г

А ю л о л о ж е н и е  о т в е р с т и й  6  ц о к о л е  для к р е п л е н и я  р а з ъ е д и н и т е л я
------------------------ 2200---------------------------------— — f  вол изоляциои-

вал цправлеиия Ш ---------rrrt / н о й  колонки

-1Д -
С п е ц и ф и к а ц и я  оборудования и м а т е р и а л о в

О С

вал оправление ........  4Q(j---------- —   ̂ / н о й  ко лот
f* главными ножами ^  - /

£ |ф t  У  -\ у

I I  ____ a  I м Ч | I  j 3 U uЩ—  ̂ Hr * ' j '  -iC~r —-
валыдпроблсния V  Г

Марка,
поз.

О б о з н а ч е н и е Наименование Количество Моса Приме - 
чанигРИД ВДИ1 ?№ еЭ. к*

1 Ра зъ е д и ни те л ь т и п а

Р И Д -  2 2 0 6  / 2 0 0 0  9 1 1 3 2 0 7 3* noftcavC 
какал.

Р н д з - 1 в - г г о Б / 2 о о о 9 1 1 9407 5» nenoofi,
ХСМГЛ-

Р Н Д З * 1 * * 2 2 0 6 / 2 0 0 0  9 1 1 4 4 0 0 3*т»оск.
адк.пл

Р Н Д З - 2 *  2 2 0 6 / 2 0 0 0  9 1 1 4705 5* го/иосн. 
__ко5У5-

г П р и в о д  т и п а

Л Д - 0 1 - 5 9 1 1 185 конпл.

П Д - 0 3 - 5 9 1  . ' 1 175 компл.

П Д - 0 5  -  5 9 1 1 175 КОМПЛ.

П Д  * 0 6 * 5 9 1 1 135 компл.

э Л р и 6 о З п и г а П Р - щ у 1 Ш П * 9 1 г 28

П Р - 1 8 0 / 1 8 0 / 1  -  9 1 2 22

П Р - 1 8 0 / Ю 0 - П - У 1 2 22

4 3 .4 0 7 .9  -  1 5 3 .4  -  К С . 13 О п о р а  О Т * 2 2 0 -  14 1 1 1 1

5 W a  4 0 » 3 5 ГОСТ 3262*75. t> S M 0 г г 2 2 1 3 .4 4 ПШм| !|*И Й  -W ИИЯ-1

.  6 Т м б о 4 8 * 6 Ш Й Й - 7 5 , С * П 0 0 3 3 б 10 ,5 6 inwm vwrtepv 
1» месту

7 Труба Й » 6 5  Г 0 С Г Ш 4 -7 5 , I s 1400 \ 1 1 1 1 0 ,4 3 3wwj узда»» 
ад месту

8 Полоса з аз е м л е н и я
м  «4 г б т о з  -16 »  _ _
Ст~3 ГОСТ 5 3 Р Т Г * гад 16Д 16.5 1&5 0,94 М

2 Короб э л е к т р о т е х н и ч е с к и й

T 9  3 4 * 4 3 * 1 0 1 6 7 * 8 0 прямой К П - 0 ,1 Д ) 2 - 2 9 1 2 2 2 2 22 овреоаа*
во месту

га К П - Д И Ш - 2 9 1 1 1 1 1 36 сбреют» п
и Б о м  Н16.3ОГ0СТ 7798 *  7 0 * 2 4 2 4 24 и
и Б о м  М 16 »40 ГОСГ 7?48 -  7 0 * 4 4 4

13 б о л т  М 12 »3$Г0СТ 1Т98 *  7 0 *  ' 4 4 4 4

14 Г а й к а  М 2 0  ГОСТ $ 9 1 5 * 1 0 * 4 4 4 4

15 Гайка И 16  ГО СТ $915 - Ю * 24 28 2d 26

16 Га й к о  M I 2  Г О С Т  5 9 1 6 - И * 4 4 4 4

17 Ш а й б а  20 ГОСТ 1 1 3 7 1 * 7 8 * 4 4 4 4

1д Ш а й б а  16 Г 0 С Т 11 3 Т 1  *  7 8 * 4в $6 56 56

19 * Ш а й б а  12 П ) С Т 1 1 5 7 1 - 7 8 * в в 8 6

20 ш«мка1Жа«гз9 гост гшв-к .2 г г 2
1 1 1 9 1 4 * 4 * 1 2 3 1  * 8 1 Дюбель-гвоздь Д Г  4.5 »  40 6 6 6 6 си.укоз.2

J 9 L . валы длробления 
ножами заземления

-ИМИ

р а зр аботана н а основании 

чертеж а К Л О .  3 3 6 .4 9 2  с и з м .  в  В И Л Е  4 7 6 - 6 6 , 6 3 В А  .

2. Полосу зазем ле ния к  м е т а л л о к о н с т р у к ц и я м

п р и в а р и ть  ,  а  к  с т о и к е  п р и с т р е л и т ь  дюбелями 

(п о з .2 1 )  при п о м о щ и  с т р о и т е л ь н о  -  м о н т а ж н о г о  

п и с т о л е т а  и  с о е д и н и т ь  с б о л т а м и  з а з е м л е н и я  

всех а п п а р а т о в .

3  Н а  ч е р т е ж е  п о к а з а н а  у с т а н о в к а  р а зъ е д и н и те л я  

т и п а  . Р И Д  3  -  2  -  2 2 0  Б  /  2 0 0 0  9 1 .

4 . К о н т а к т н ы й  вы вод з а з е м л я ю щ е г о  к о н ту р а  при- 

со ед инить к  о б щ е м у  к о н т у р у  зазем ления.

Ш - 0 3 - Ш 8 8 ЭПЗ
0 Р 9  2 2 0 к В  н а  у н и ф и ц и р о в а н н ы х  к о н с т р у к ц и я х

У с та н о в к а  трехполюсного 
разъединителя ти п а Р Н Д ( З ) -  
-2205/2000У1 на опоре ОТ ~ 220-14

Стадув

Общий вид. 
С п е ц и < р и  н а ц и я

РП
J mssl

/2
JhssaL.

Sepo *  ЗапоЗнос 01г6гиг>ас 
____

копировал-. Формат А  2



для ТФъП'ггоб-iyyi для тм-Ш’ЩУ*

Разметка отВерстий для крепления 
трансформатора тока.

л

Ось сто й к и

s - б

щ

Спецификация оборудования и материалов
Порка.
поз. Обозначение НоипеноЁоние Колин:ог-ш

Поссо
ьд.кг

P.QUnc-
чоние

1 Тронеяорматоп mono 6.ТЛПОСЛ0
типа ттп-гт-шш 3 Ь 2260 850кг
Трансформатор тока
типа тп-ггвб-nvt 3 3 2520 —//-

г П50-05-1523-77 Ящик затпоб ЛЪ-60 / / 22
3 Ш7.9Ч5М-ХС.М Опора ОТ-220-15 1 Л: 3500

5M9-155.0-KC.fS Опора ОТ-220-/6 1 k--m
0 Полоса заземления

//*30 Г0С7 /03-76*' Гт 3 ГПГТ 535-/9* 10.5 /9 0.9У м: -
5 7950-05-10167-80 Короб элетпотехничес-

кий прямой типа
№-01/0.2 - 2У1 5 7 22 снуюъ.0

6 №-0.75/0.0-241 1 1 38 сп.укоз.З
7 Бтт mmmvm-70* /2 /2
6 Вот точат7Г9о-7о * У У
9 ГайкаМ Ж59/5-70* /2 12
/0 Гайка 1110 ГОСТ5915-70* У 0
// Ш10 10Г0СГ11571-73* 20 2У
12 ЫайааЮ Г0С7 Ц511-78* 8 3
1Ъ ту/у-учгы-в/ Дюбель -гВоздь №95* W 18 ЪО О/m крепя.

262Al,j
I

I  У с т а н о В к а  р а з р а б о т а н о  н а  о с н о б а н и и  ТУ-5/7. 6У7-80 с 
и з м .А П Ш У О О / 'В 3  п р е д п р и я т и я  п / я  и  

п а т о л о г а  Г З П , / 9 8 0 ? . ( я щ и к  з а ж и м о б ).

I .  П о л о с у  з а з е м л е н и я  н  м е т а л л о к о н с т р у к ц и и  п р и п а р и т ь , 

л  с т о й к е  п р и с т р е л и т ь  д ю б е л я м и  (п о з . f t )  п р и  п о м о щ и  

с т р о и т е л ь н о -м о н т а ж н о г о  п и с т о л е т а  и  с о е д и н и т ь  с  

б о л т а м и  з а з е м л е н и я  В с е х а п п а р а т о в .

3  К о р о б а  п о з . 5 .6  п р и  н е о б х о д и м о с т и  о б р е з а т ь  п о  / п е с т у .

У . Р а з м е р ы  В  с к о б к а х  ук аз ан ы  для т р а н с ф о р м а т о р а  т о к а  

но тле 61-220-15 (h *3,$м).

Ц 07-03-Ч98.88 д П Ь

ОРУ 220 кЬ на унифицированных конструкциях
ЧстатЫ т/юнарормото/ю 
тако 7<РЗп-2го5-№/, ттзм-ггоб- 
ВУ1 но опорах 07-220-15.16
Общий Вид. Разрезы. 
Спецификация.

нергосетьпроет
i-Золодмг omk 
Л е н и н гр а д , .
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Контактные 

d e e  Т Ф З М - г г о б - $ 9 /

бы бодь/

для 7Фзм-ггоб-щм

Г - Г

Разметка omfepcmad d r* крепленая 

дбух трансторноm opoi тока
iamLOtS

*  1
-f f  -f — й

1
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-

4 9 * г  !
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Специсринация оборудования и  нотериалоб

НаркО,
ПОЗ.

Обозначение Яаименобание Кол. наесо
Я?.. КГ

Приме- ~ 
чини с

/

II1$

Тт.ч.насля
тиаа Л М Л Ч З ?ОВ-Ж- У / £ 2360 SSGkt

Тра/нсфорнатоп тока_
типа 7&ЗМ-г?06-/РМ 6 3380

г ГУ34-43-/338-77 Яшин зоясимоб ЯЗ-КО / 33
г 3.407.9- fS3.4-KC.3f Опора О Г-гго-зя 1

4 /Голоса заземления
Ст.з fccrsis-79* 04 0.94 £_____

б ТУ34 - 43-У0/О7-8О Короб9лелтротехни-
ческий прямой типа
кп-af/as -гм 7 з г снмтзЗ

в кп-ол/оА -гм f 38 сникал Л
7 болт М&ж£0/0СГ7739Ю* 34
8 болтМЮ*30тСГ773670* 4

S Гайкам/огосгк9/к~Х7 * 34
/о Тайка н/о /vcrs9f£-70* 4
/ / Шаи&у teWCTffS7/-7i* 48
/0 Шай&г/О rOCTH37f-7S* 8
/3 ry/4-4-&3t-8f Дюбель -гбоздь ДГ45*4.0 30 <bsl£#_

f. Уст ановка разработ ана н о  оснобаниа Т У -5/7.€4Я - 60 с  

НЗН. М О Г  409Г  S3  лребприяп7и * я /*  М б /Т /и  от раслей*ео 

к ат алога ГбМ , /9Д4г.Рлщ ик зояеим об).
2  Р ол осу  зазем ления к  металлоконструкции яраГерат  ь, 

к  ст ойк е прост релит ь Дюбелями Гооз.73) при помощи 

Ст роит ельно-м онт аж ного пист олет а о  соединит ь 

С болт ани заземления бсезс ояяарат аб.

3. К ороба поз.б, В  яри необходим ост и обрезат ь п о  

мест у.

W 7 - 0 3 - 4 9 S . 8 8  3 /73



\17\

однополюсный трансформатор 
напряжения

трехполюсный трансформатор напряжения 

3S00 i . . . __ЗШ >-

Специсрикпция оборудования и материалов
Марки.

поз. Обозначение Наимшбиние
mwh
vtlnoрант

tank 
путг
0ЩК4

Atom
едкг i

t

\ Трансформатор на -*II

1295 изолкак гори и ft
НКФ- 220-389! / 3 1595 изол. ка. тории 6

2 7934-43-10309-81 Яшик зажимобязн-/ 0* 1 / С З
3.407.9-153.4-КС 16 Опора 07-220-17 2

4 3 407.9-153.4-К СП Опора 07-220-18 1 /
5 Полоса заземления

3.3 W 0.94 М
6 7934-43- МИЛ-80 Но роб электротеш -

ческий поя мой топе
К П -а  1/0.2-291 / 3 22 см. чкоь

7 КП-0.15/0.4- 291 / 1 36 см.нтз
в Болт MWtBorocTTisa i А 12
9 Болт МО *30 ГОСТ 7138-70 4 4
ю Гайко М20 ГОСТS915-70 4 12
и Гайка мд гост5915-70 4 4
12 Шайба 20 ГОСТ из 71-70 А. ZA
Q Шойбад ГОСТ 11371-78 в в
14 T9 74-4-(23Ы 1 Д  юбель-гвозбЬА П5Ш А а

ШШ/мек 
лоз. 5.6

(.Установка разработани на осноВании чертежа 
И Т Л У . 6 7 / 2 4 4 О 0 2 Т У  с  и з м Л К О Т  Ю 2 Г  8 5 г . 3 3  В Я  
(трансформатор напряжения) и отраслевого 
каталога Г Э М , /984г. (ящик зажимов)

2 Полосу заземления к  металлоконструкции прива
рить. к стойке прострелить дюбелями (поз. /4) 
при помои/и строительно-монтажного пистоле
т а  и соединить с воптами-заземления 
Всех аппаратов

3. порода ( паз. 6 7 ) при неодходимости обрезать 
по месту.

Ь07- 0 3 -4 9 8 .8 8 Э П д

О Р У  220кб н а. униф ицированны х к о н с тр ухц а е х

Лшиж9



С п е ц и ф и к а ц и я  о б о р уд о ва н и я  и м а т е р и а л о в

М ар к а
поз. О б о з н а ч е н и е Н а и м е н о в а н и е Кол.

Масса
«0L КГ

Приме -  
чание

1 Разрядник м а г н и т о  - 6<п.ч.иас*

вентильны й т и п а са регистро
Р В М Г - 2 2 0 - 4 0 / 7 0  Х Л  1 тора сраба

с р е ги с тр а то р о м  сраба * * тыбама1рл
т ы ва н и я  Р Р - 2 У 1 3 951.& ко/илл.

2 4 0 7 - 0 1 -W M 8 < t t T K C J i i .2 9 Опара О Т  -  2 2 0  - 2 4 1

3 П олоса з а з е м л е н и я
5 0 ,9 4 м

4 Б о л т  М 30М 60 ГОСТ 7 7 9 8 - 7 0 * 18

5 Б о л т  м го >15 0 ГОСТ 7 7 9 8 -7 0 " 12

6 6 м т М 1 0 < 2 $  ГОСТ 7 7 9 8 -7 0 * в

7 Г а й к а  М З О  Г0 С Т 5 9 15  - 7 0 - 18

8 Г а й к а  И 2 0  ГО С Т  5915 -  7 0 * 12

9 Гай кa U 1 0  ГО С Т 5 9 1 5 - 7 0 * 6

10 Ш а й б а  30 ГОСТ 1 1 3 7 1 - 7 8 * 36

П Ш а й б а  2 0  ГО С Т  1 1 3 7 1 - 7 8 * 24

12 Ш а й б а  1 0  Г О С Т  1 1 3 7 1  -  i f \г

1. У с т а н о в к а  р а з р а б о т а н а  н а  о с н о в а н и и  ч е р т е ж а  О И Р .( 4 0 .0 1 6  Т О  
з а в о д а  # П рол етарий * & Ленинград ( р а з р я д н и к ) и К Л О  .4 1 2 .  3 1 7  В З В А  
( р е г и с т р а т о р  с р а б а т ы в а н и я  Р Р  -  2 У 1  ) .

2. Полосу заземления к  м е т а л л о к о н с т р у к ц и и  п р и в а р и т ь  и 
соединит» с бо л там и  зазем ления в с е х а п п а р а т о в .

Романский! Уал£я+ 9Ш 
.Снцимиэсикй» А :

rpiOHflionau- 4
icxoa

Zl Q№
ms
0\

^ 0 7 - 0 5 - 4 9 8 . 8 8 Э 1 Н

ОРУ&ОхВ на унафацирабанных конструкциях
яд н и к о б  РвМГ" СтаЗия Диет Л и стовУ с т а н о в к а  . . . . .  ____

-  220 -  4 о / 7(0 х л  1 иа о п о р е  
ОТ-220.~24(6ариаиЛ1 низко и 
«{сшаноДки С огоажда е н и с м  >

Общий вид . Узлы . 
С пецификация

РП 47
Э Н Е Р Г О С Е Т Ь П Р О Е К Т  

Сгбгро *ЗалаЗьос стбелгж* 
—  Л с ^ р о З ____

Копир.
JUA

Ф орм ат А З

4

в и З  л

б л и ж ай ш е й  м а  *  
ш е т р а л и  з а з е м л е н и я

в и д  Б

З о п & к щ !/  !

7 5  - E E L

I f .
f  ■ i

7

С п е ц и ф и к а ц и я  оборудования ц м а те р и а л о в

М а р к а . 
поз.

О б о з н а ч е н и е Наименование Кол. Масса 
ев. кг

Приме - 
чание

1 Йззрядник м а г н и т о  * £/77. у  месса.
вентильны й т и п а tmuanam
Р В М Г -  И в -  4 0 / 7 0  Х А  1 ш cmoatrsh
С р е г и с т р а т о р о м  с р а  - бани.* {8кг
б а т ы в а н и я  Р Р  -  2 У 1 \ 951.8 КОМП Л .

2 4 0 7 - 0 3 - М М < м .6 К С Э / ( 2 2 О п о р а О Т - 2 2 0 -  21 1

3 П ол о са з а з е м л е н и я
♦ » ц  г й л т  к »  -  7 6 *  
Cm 5 ГОСТ M S  *  И * 3.5 0,94 м

А б о л т  И З О  > 150 ГО С Т7798-76* 6

5 Б о л т  М 2 0 >  150 ГОСТ 779 8 -70 * 4

в Б о л т  М 10 «  25 ГО СТ7 7 9 8 *7 0 * 2

7 Гайка М ЗО  ГО С Т 5915 -  7 0 * 6
в Га й к а  М 20  ГОСТ 5 9 1 5 - 7 0 * 4

9 Гойка И Ю  ГОСТ 5915 -  7 0 * 2

10 Ш ай б а 30 ГО С Т 11371 -  7 8 * 12

1 1 Ш а й б а  20  ГО С Т 1 1 3 7 1 -  7 8 * в

12 Ш а й б а  10  ГО С Т  113 71 -  7 8 * 4

13 7 3  М -  4 - 1 2 3 1  -  81 Дю бель гвоздь 1 Г  4 5  * 4 0 3 си. указ. 2

Р а з м е т к а  о т в е р с т и й  под
ф у н д а м е н т н ы е  б о л т ы  

4япв поЗ н  И б о
j j j t L ^ / K S T S r  Л U g—  1ЛЛ°

1  У с т а н о в к а  р а зр аб о тан а н а  основании ч е р т е ж а  
0UP. 1 4 0 .0 1 5  Г О  завода ,  П р о л е т а р и й  # г .  Ленинград и 
К Л О . 4 1 2 .3 1 7  в З Б А  (  р е г и с т р а т о р  с р а б а т ы в а н и я  Р Р  - 2 9 1  )  .

2. Полосу зазем ле ния к м е т а л л о к о н с т р у к ц и и  п р и в а р и т ь  ,  а  
к  ст о й к е  п р и с тр е л и т ь  дюбелями ( лоз. 13 ) при помощи 
с т р о и те л ь н о  -  м о н т а ж н о г о  п и с т о л е т а  и  с о е д и н и т ь  
с б о л т а м и  з а з е м л е н и я  всех апп а р ато в

болт м 30

jftsLenfl.
Н*Йоктр.
JCsjmBvLLl

ite n g g .

Ронвнский. i

CCui/vL..Калугина».
Грюнтоль
д в а й Е ^ ш

№3
m s

Ш - О З - Ш ' 2 8 ЗП 3

ОРУ220к& на унхрицир0£ан&/х хме/грухциях
Установка разрядников 
РвМГ-220- 40/70ХЛ 1 на опоре 
__ __ ОГ - 220 - 21

Сгорбив

О б щ и й  в и д .. У з л ы , 
с п е ц и ф и к а ц и я .

Р П

Аист

46
Листов

ЭНЕРГОСеТЬПРОЕ.ЧТ 
Себеро* ЗспаЗкос сп&лемис

___ ft&smsaSt____

Ko(,° P J U
Формою АЗ О о
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Спецификация оборудования и материалов
Марка.

№ . О бозначен и е НоипеноВание Лол. Нассо
д .к г.

Лрипеио- 
ние

1 Роъряднип м агн и тн о -

Вентильны й т и п а В гл п с а я
р т г - т п я / пегистпа-

о в е ги ств ато в ам щпазиЫч

а за б ати о о н и я ( Ь ш  й п г
РР -241 ъ 6 Щ хоппл.

*

2 т о з - т м < и .б к с и и Олова 07-22Q-PO ъ
3 Полоса заземления

4x30 f W 7 f l 7 W 6 *  ^ Щ5 0,99 М
•

к бйЛт 1120x150 Г0С7779Я-704 12
5 Л а п т М  10x25 ГОСТ 779 1-70 * 6

6 Гайка №0 ГОСТ 59/5-70* /2
7 Гайка ЛЮ ГОСТ59/5-70* 6

8 ШойЫ0Гт//Ъ7/-71* 2к
9 Шайба W ГОСТ Ю7/-73* 12

10 т ч - ч - а з / - з / Дюбель -гВоздь Д Гк . М В В

t  У гт а н о В к о  р а з р о д о /п о т  н о  о с н о В а н и и  ч е р те ж е й  иншю 6 ? к Ш 0 < 1  с ш м . бпип 072-86. f$87e. заВода 
П р о л е т а р и й  "  2. Л е н и н гр а д  (р а зр я д н и к)  и  Ш .  № . Ъ17 

В Ш  ( р е г и с т р а т о р  с р а б а т ы В а н и я )
2 . П о л о су зазем л ен ия к  м е та л л о к о н с тр ук ц и и  

п р и В а р и т ь , я  с т о й к е  п р и с т р е л и т ь  дю белям и  

при пом ощ и с т р о и т е л ь н о -м о н т а ж н о го  п и с т о л е т а  

и  соед инить с  б о л та м и  зазем ления Всех п п п о р о то В .

Ш - 0 5 - № * & 8 зпъ
ОРУ 220кб на унифицированных конструкция*

Стадия
РЗНГ- 220м  У f  н а  опоре
ОТ-220~20_________________

Общ ий й и Ь . УЗЛЫM S
M sj Спецификация

РП
Лист ЛистоИ

з н е р го с е гь п р о р а
мение

(nw&Qrl.
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Спецификация обору до Вания и материалов.

I
t 

■ 
а Обозначение Наименование Кол. Масса, 

еб., кг.
71рцце-
vu/tue

/ I1|

- Вентильный типа а Вт. 7. наст
Рвнг-ггонш с се&стсогл
пегистоатооом ря сьа&пгу\.8 Ванин 7.8кг
РР- 8У/ 3 66/. 3 КВМПЛ.

г I & ! ё к Опора ОГ-гго-РЬ 7
8 Полоса заземления

* 4*30 ГОСГ /<03- 70* Ст.Л ГОС7 KJS-73* S 0.94 М

4 Болт нео*&огасг7793-7о /<?
S болт /770*35/ОСТ7798-70* 6

€ Гайка MeO/ocrs9/5-70* /г
7 Гайкам /О ГОСТS975-70* е

3 Шайба30 rocTff37t-7S* 84
9 Шайбою РОСТНЗ 77- 78 * 73

I  Установки разработана на основании кртеяеен 
иншю т з г ш /  с изм. s m a073-ee.m7r.Moda 
„Пролетарии*г. Ленинград(разрядники Кло.473.5Т7 
83 ВЛ (р егистратор срабатывания).

3. Поносу заземления к металлоконструкции при- 
Варить и соединить с болтани зазенления 
Всех аппаратов.

Штаб.
(JL£№L
вше*.

Щтшст
Грюгтоаь

Вед.цняс Неценно
HawMoCd

Роненпйб- W M

Ж
НКлн/МШ

отот
от

007-03- Ш  S3 Э/73
ОРУЗЗОкЗнаунифицированных конструкциях

Cntadua

Общий Вид. Узль/. Спецификация.
рп Листов

79
Ж Р го с е ть о р о е т1
GHq&Jffccd/fje втаекимие Лст/нераР

PonupofcrAi Ло*ьс <роргт/я:Й2



Г A
*0

0
7

9
 У 

j7//yw
^gpghb^/> ч

о
/ш

р
о

у { 
u$

d
v

?
h

Y
s

21
Специф икация аборудс/ъония и материалов

Норка,
поз. Одозночение Наименование

1

Ярине-
чание

/ Разрядник Вентиль-
ный ти п а  РВС-220н

!

С реги стр атором  срода-
ть/Вания РР- /У/ 3 m .8

г т -(? з -т я в й б к а »& Опора о г -гго -гг 1
.

3 Полоса заземления
- 4*30 ГОСТ /ОТ-76Г* 

cm. 3 refer s3S-f&s г 0.94 н

4 Б о лт H /8*/ВО ГОСТ7798-70* 9
S болт Н/8*80 ГОСТ7798-70* 12
6 Болт НЮ*29ГОСТ7798-70* s

7 Гонка М/8 70CTS9/5-70* 2f

8 Гайка м о  rocrs9/s-?oM s

9 Шой5а fS ГОСТ1137/-78* а
Ю Ш айба Юго ст H&it-JS* 12

Рознет ка отверстий для крепления разрядника

л ‘

i  Установка р  аз радо то н а  на основании чертежей дкл. 
f22000 с  изм. М О -SO У9#Ог. S3Вд /разрядник) и кло .tf2.3f7 
ВЗВЛ /р еги стр а то р  срадать/Вакия)- 

2. Полосу заземления к м еталлоконструкции проверить 
и соединить с  Болтами заземления Всех аппарата#.

2/07- 0 3 - 8 9 8 .8 8  3 /7 3
ОРУ220к8 на унифицированных конструкциях

Начояд.

Га.спеи.

Вга.инж

Роненскиш
&мшгя&а5
Калугине
1p.toyrp.qtLb.
Леьченко

'  1 V- ..

Глш!..-
f t '#

УстаноВка разрядника 
Рве-геом но опоре От-2ео-ггРтпр//изкодус-нц)

СтиЗияЛист ЛистоВ
РП 20

О-.Зз
.»’? о\.‘

Общий Вид. Узлы. 
Спецификация.

цэнергосе/пы7РоемяУ/еро-Зааадние охде/.сни 
ЛенинградUfJtti.U 83

■ KeettsaCiit: Польс Ф а р  п а т ;А  г
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1 С п е ц и ф и к а ц и я  оборудования и м а т е р и а л о в  J

Марка,
ПОЗ. Обозначение Н аи м е но вание Кол. Масса 

ед. кг i
f

* 
S

1 О п о р а  ш и н н а я
т и п а  Ш 0  -  2 2 0 - У 1 1 169 ’

2 J  4 0 7 .9  - 1 5 3 . 4 - К С  2 4 О по р а О Т - 2 2 0  - 2 5 1
3 Полоса зазем ле ния

к . т  я в  а № - . _ 4.2 0.94 И .

4 Б о л т  М 1Б «60 ГОСТ 7798-70* 4
5 Гайка М16 ГОСТ 5915 - 7 0 * 4

6 Ш ай б а 16 ГОСТ 115 71 - 7 ^ 8

7 Т У  1 4  4 - 1 2 3 1 - 8 1 Дю бель-гвоздь Д Г4.5 >*40 3 см. указ. 2

1. t  

г

2 . Г

»

С

(станов н а 
У 16 52в 

1олосу г 
с с т о й к е  

т р о и те  льн

т
t. 0 7 5 -  

>аземлв 

лриегг 

ю -  м<

>або(

76

ж и я

ipem

}н т а

п а н а  на основании ч е ртеж а 

с и зм . ( Ш И Т  5342 6 4  r .  В З В А  .

к м еталлоконструкции приварило , а  

иль дюбелями ( лоз. 7  )  при помощи 

м ного п и с т о л е т а .

—
№ - 0 3 - 4 9 * * 8  Э П З

AflU O f10 к В  н а унифицированны х конструкци ях |ОРУ 25

Устан о вк а ш ш т й й  опоры 
ШО 22091 на опоре ОТ П О  25 

( к  5500 м м )

Стадия1 вист 1 Листов 1
l i T O f f i J  У ? 3 5 2  L a id  
П 1 Й Я Я  Е Я Н  WE& Р /7 П Т Г _ 1

1 Л ! №  Л  Г Я М Т Т Т М  S 2 S  
f . i M f f i  I M  ш гт  т я

Общий в и д . Узл ы . 
С п е ц и ф и к а ц и я .

Э Н Е Р Г О С е Г Ь П Р О Е И Г  
Севере* ЗалоЗнег опЗеюнае

Я яшмггпо

lfcmipo6.j|. Ф ормат ЯЗ

R

с п е ц и ф и к а ц и я  оборудования и м ате р и ал о в

М а р к а ,
лоз. О б о з н а ч е н и е Н аи м е н о в ан и е Нол. М асса, 

ед. кг
П рим е
чание

1 Разрядник вентильный

типа Р В С -  220 м
с регистратором

срабатывания Р Р - 19 1 1 49 7 Комлл.
2 • 407*ЯИД ?.$$а/1.бКСЗ аЛО Опооа 0 Г - 220 -  19 1
3 Полоса заземления

~ т  f l t f  ' М \ :  ■ 3,5 0.94 м

4 болт М 18>120 ГОСТ 7798-70 * 3
.5 Болт М 18<60 ГОСТ 7798 - 7 0 * 4
б Бола M I0  «2 5  ГОСТ 7 7 9 8 - 7 < f 2
7 Гайка М 1в  ГОСТ 5915 -  7 0 * 7
8 Гайка М 1 0  ГОСТ 5915 -  7 0 * 2
9 Ш а й б а  18 ГОСТ 11371 - 8 7 * 14
10 Ш ай ба 10 ГОСТ 11371 - 7 8 * 4
И ТУ 14 4 - 1 2 3 1  - 8 1 Дюбель-гвоздь Д 145 *4 0 3 см.укм.2

гастроли заземления Р а з м е т к а  о т в е р с т и й  для кр епл ени я 
i 9 4 l  р а з р я д н и к а

З о т в .Ф  21 '

1  У с т а н о в к а  р а з р а б о т а н а  на основании ч е р т е ж е й
2кл. 122000 с и з м . К П . д - 6 0  I960 г В З В П  ( р а з р я д н и к )  и 
Н П О . 4 1 2 . 3 1 7 . 63 В Л ( р е г и с т р а т о р  с р а б а ты в а н и я  ) .

2. Полосу заземления к м е т а л л о к о н с т р у к ц и и  приварить ,  а  к 
сто й к е  п р и с тр е л и т ь  дюбелями (л о з . И )  при помощи с т р о и те л ь * 
но *  монтаж ного п и с т о л е т а  и соединить с б о л т а м и  заземления 
всех а п п а р а т о в .

W 7 ' 0 j - № 6 S з л з

О РУ 2 2 0 к В  на унифицированных конструкци ях 

У с т а н о в к а  разряд ника

" Р Я  I И  1
Р в С  *  220 м  на опоре 

ОТ -2 2 0  -  19

ю л » я и  и и 1г«я  в ш м и .м

Общий в и д . Узлы . 
С п е ц и ф и к а ц и я . _______

З Н Е Р Г О С Е Т Ь П Р О Е К Т  
Севере *3ипа?-<сг лтдглскив 

----------------

К о л и р о в а л

* \
Ф о р м а т  ДЗ

?'Ъ,\а/з
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на нантонтпыо

Вид В

8Л
Поясняющая схема

С О

Й-Й

Разметка отверстий для крепления 
конденсатора свози СМП- HOjiS- БАШ

Б-Б

13
-  ------- Г "

Спецификация оборудования и мптериолоВ !
Морно,

поз. Обозначение Наименование Кол.
Масса 
га. нг

Приме ! 
чакие I

/ Конденсат ор сВязи т ипа
------------- !

с м п - и о Ш -  S. '/ У ! i 190 i
г Конденсат ор сВязи типа i

с н е  и о № -о ,* У 1 / т !

3 Фильт р присоединения i
т и п а  Ф П М 1 11 i

У Разъединит ель од нсао - *

люсныи т ипа Р О О -Ш /Ш 1 V
5 З Ш 9 - 1 5 3 .У - К С .г 7 О пора о т -е г о -г в 1

6 А ент а ст альн а я С м и т  г
3 * 8 0  6 С г8 п о  ГОСТ ЫЮЗ-» г 4У 7 м

7 Полоса за зем лен и я См 9X03.3
Л * зь  Мст /да _Я П
С п ГГТО С Г S3S-73 У 0.3У м

8 Т У  З У -У З - 1 0 1 6 7 -6 0 Чорпо электротехнический обрезать

прям ой к п -о М е - 8 3 1 1 п нанести

8 болт N80*10 ГОСТ 173810’ у

т болт N18*60 т  т о -к * г

п болт M 18*30 ГО СТ п з в я Г г
X

/г б о т  N  8*30ГОСТ 1738-10’ у

13 Тайно N 8 0  ГОСТ 53/5-70* У *

т Гайко м 18 ГО СТ S 3 /5 -10* у

& Га й к о  N 8  ГО СТ 5 3 1 5 -т * У

« Ш айба 8 0  ГО С Т  11311-78' S \
/7 Ш айба 1Z ГО С Т 11 3V '7 C * 8 У 1

/В Ш айба 8  ГО СТ 11311-78 * 8

8 Г У  № -* -1 8 3 1 -8 3 - фобель-гВвздь Д Р У .5 *  30 ю dAPH&W*i 
1 Ш -7,3

I Установка разработано на осноВонии Г О С То 1 5 58 1 -8 0  * (хондени- 
тсры), 7 5 16 -5 2 0.-0 9 5 - 70 е  изн. Д К И Т -зг5 -8 б (р а зъ е д и н и т е л ь ),  •

Д Т Г  г. Ш 0 5 3 ТО (фильтр присоединения) ■ j
I. Контактные поверхности лудить • !
3. Полосу заземления к металлоконструкции приВарить, к • 

стойке прострелить дюбелями и соединить с болтами I
заземленил Всех аппаратов.

I

i

’слаб %>—■— W &

Р 0 7 - 0 3 - 4 9 3 . 8 8  Э П З

ОРУ 220кВ коумфигц/роНанных конст рукциях I 
Чг.ъпшпКкя ^хгг.дгжояйрпк cS?за СМП \CmaduA Лист ЛистоВ1 

фммфм -га*10

ho/mp



П о я с н я ю щ а я  с х е м а

й  -  А

Р а з м е т к а  о т в е р с т и й  З л я  к р е п л е н и я  

к о н д е н с а т о р а  с в я з и  С И П  -  1 Ю / / Т -  6 , 4  У 1

С п е ц и ф и к а ц и я  о б о р у д о в а н и я  и  м а п с р и о л о о

Марка, 
по»

1 4

О б о з н а ч е н и е

3 .4 0 7 .9 - 1 5 3 .4  -  К С . 28

Т У  3 4 - 4 3 - 1 0 1 6 7 - 8 0

Т У  1 4 - 4 - 1 2 3 1  - 8 3

Н аим енование

К о н д е н с а т о р  связи т и п а

С И П — Н О / / Г - 6 . 4  У  1

К о н д е н с а т о р  связи т и п а

С М 6 - Н 0 / / 3 - 6 . 4 У 1

Ш к а ф  о т б о р а  н а п р я ж е 

н и я  т и п а  Ш О Н  -  3 0 1

Р а з ъ е д и н и т е л ь  однеполю о

ный типа РВ0-10/400

О п о р а  О Т -  2 2 0 - 2 9

П е н т а стал ьн а я

3 *2 0  Б С т 2  пс ГОСТ 6009 - 7 4

Полоса заземления
А х  3 0  Г О С Т  1 0 3  - 7 6  
с«.3 Г О С Т  5 3 5  -  7 9

Короб эле к тр о те хн и ч е ск и й

прямой К П - 0 .1 / 0 .2 - 2 9 1

Болт М 20«70 ГССТ 7793 -  70*

Б о л т  М 1 2  *  50 ГО С Т  7 7 9 3  -  7 0 *

Б о л т  М 12 *  3 0  ГО С Т  7 7 9 8  *  7 0 *

Б о л т М 8  * 3 0  ГО С Т 7 7 9 8 - 7 0 "

Г а й к а  М 2 0  ГО С Т  5 9 15  -  7 0 *

Г а й к а  М 1 2  Г О С Т  5 *4 5  -  7 0 *

Га й к а  Н 8  Г О С Т  5915 -  7 0 *

Ш а й б а  2 0  Г О С Т  1 13 71 - 7 8 *

Ш а й б а  12 ГО С Т 1 1 3 7 1  *  7 8 *

Шайба 8 ГОСТ 11371-78"
Д ю б е л ь  -  гв о з д ь  Д Г  4.5 *  40

k V
Месса 
йд кг

I S O

14 0

5 0

1 5.9

0.47

0.94

22

Л^има -

С н .:j jr e j J

сн иназ. 3

м

oSpcsam»

по месту

Ы  юс та*. 
Д г К .? .3 -

I Вид В

Б ~  Б

t  У с т а н о в к а  р а з р а б о т а н а  н а  о с н о в а н и и  Г О С Т а  15 5 8 1 - 8 0 *

( к о н д е н с а т о р ы ) ,  Т У  1 6  5 2 0 .0 9 5  - 7 6  с  и з м .  А  К И Т - 9 2 5 - 8 6 ( р о з ь е о и н и т г л о ) ,  

Т У  1 6 ”  5 3 6  .  2 2 2  — 7 5  ( ш к а ф  о т б о р а  н а п р я ж е н и я  )

2 .  К о н т а к т н ы е  п о в е р х н о с т и  л у д и т ь

3. П о л о с у  з а з е м л е н и я  к  м е т а л л о к о н с т р у к ц и и  п р и в а р и т ь  , к  

с т о й к е  п р и с т р е л и т ь  д ю б е л я м и  и  с о е д и н и т ь  с  б о л т а м и  

з а з е м л е н и я  в с е х  а п п а р а т о в .

I

!»
I

- 1

Ц О ? -  0 3 - Ц 9-3 - 8 8  З П З

ОРУ 220 кв на унифицированных 
конструкциях

Устансбна ксмдекссгсэрсь с6*»и СМЛ • 
-IK№6l«I*CHS*110/VT*6.45M Со шкафом 
ORtccpa напртигния типа (£ICH-30f

;а опггв ог-гго-21 .

Стадия Цист Листа!»
Нам, отд. 
К контр.

Раменский Tg£i
Лл*

РП гч

Гл. сгину

t e

Калугина
rpiownanh

Ф
ii.Si
Ш

О б щ и й  в ид . Разрезы .
Спецификация

ЭНЕРГО СЕТЫ1Р0ЕКТ 
Семеро* Ззподиес опдмемк 

Ленинград

l/тш..ш. Р - .  -  — СОлОЧЛГП А 2  I



I допускаемое тя ж е н и е  

на к о н так тн ы й

вывод 490 Н

П о я с н я ю щ а я  с х е м а

В  S

2 5

Сп<е ц и ф и к а ц и я  о б о р уд о ва н и я  и м а т е р и а л о в

М а р к а ,

поз.
Обозначение Н аим е но вание Кол. Масса | 

еЗ. к г
П рим е

чания

1 Конденсатор связи т и п а

C M n - I I O / l / j - 6 .4 9 1 1 190
2 Конденсатор связи ти п а

С М В Ч 1 0 / / 3 - 6 .4 9 1 1 Н О

3 Ф и л ь тр  присоединения

т и п а  *РП М 1 11
4 Ш к а ф  о тбора напряж е -

г

ния т и п а  Ш О Н  — 301 1 50

5 Разъединитель однопо -

люсный т и п а  Р В О  -10/400 1 5.9
6 3 .4 0 7 .9 - 1 5 3 .4 - К С .  2 6 О п о о а  О Т - 2 2 0 - 2 7 1

7 Л е н т а  с т а л ь н а я С И .у к а э .2

3 « 2 0 Б С т 2 п с  ГО СТ6009 - 7 4 3 0 .4 7 и

8 Полоса заземления C M .U K d d .3
4  « 5 0  Г О С Т  1 0 5 - 7 6  

П С г г Г Г Г О С Т  535 -  79 4 0.94 м

9 T9  3 4 -4 3  - 1 0 1 6 7  — 80 g I 1 8 1
. обрезать

прямой КЛ—0-1 / 0 5 - 2 9 1 2 2 2 по послу
10 б о л т  М 2 0 *70  Г 0 С Т 7 7 9 8 -7 0 * 4

11 б о т  М 12 »60 ГОСТ 7 7 9 8 - » * 2

12 Болт М 12 »3 0  ГОСТ 7 7 9 8 - 7 0 * 2 -

13 Б о л т  М 8 *  30 ГОСТ 7 7 9 8 - 7 0 * д
И Гайка N 2 0  ГО СТ 5915 -  7 0 * 4
15 Гайка М 12  ГОСТ 5915 -  7 0 * 4
16 Тайна М 8 ГОСТ 5915 -  7 0 * 8

17 Ш а й б а  20 ГОСТ 1 1 3 7 1 - 7 8 * 8 •

18 Ш а й б а  12 ГОСТ 1 1 3 7 1 - 7 8 * 8

19 Ш айба 8  Г О С Т  1 1 3 7 1 - 7 8 * 16

2 0 T 9  1 4 - 4 - 1 2 3 1 - 8 3 Дю бель-гвоздь Д Г 4.5 *4 0 10 для креплен 
-----

У с т а н о в к а  р а з р а б о т а н а  н а  основании Г О С Т а  15581 -  8 0 *  (к о н д е н  ■ 

с а т о р ы  ) ;  ТУ 1 6 - 5 2 0 .0 9 5 - 7 6  с  м м . Я К  И Т —925—вб (  разьед инител о  ) ,

Т У  1 6 -  5 3 6 . 2 2 2 -  7 5 ( ш к а < р  о т б о р а  н а п р я ж е н и я  ) ,  Я Т Г 2 . 1 4 0 . 05 3  Т У  
( ф и л ь т р  присоединения ) .
К о н т а к т н ы е  поверхности л у д и т ь .

Полосу зазем ления к  м е тал л о к о н стр ук ц и и  п р и в а р и ть ,  к 

с т о й к е  п р и с т р е л и т ь  дюбелями и соединить с болтани 

заземления всех ап п а р ато в .

907-03'098.88 З П З

О Р У  2 20  к в  на униф ицированны х
--------- ю н с т ь и к ц и я х  ---------

Установка кондгмсатоооб союи СМП -
Ш/1/Т-6.4 UI* СМВ- П О /Л Г-Ш » с фильтром 

^соединения ФПИ и шкотом отбора 
------- --------- Ш0Н-30«на onbo, ВТ-226-272222222SULJ

Общий вид. 
С п е ц и ф и к а ц и я

И »  1 25  1
Э Н Е Р Г О С Е Т Ь П Р О Е К Т  

Северо- Запойное етЗедснк; 
Ленинград J

Когтрова Ф о р м а т  Й2



Ал
ьб

ом
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щ

Г  Г и о л я н д к
ВЧ Заградителя 

I (см. чертеж эпз-32)

I

£

С пец и ф и кац и я о б о р у д о в а н и я  и м а т е р и а р а В

Марка
паз. Обозначение Наименование Кап.

Масса
ед.кг.

Приме
чание

1 ТО 16-52/. 279-61 З а г р а д и т е л ь  Высоко -
с изм. Я КИТ 1965 64г частотный

63-630-0.591 1 т
2 Ушко однолапчатое

91-12-16 ГОСТ 2327-77* / 152
сеоьги. гост zi25-ie*

3 СР-7-16 f 0.30
4 СР-12-16 1 0.41

Звенья поомежцточнм
ГОСТ2726-62*

5 • 2 0 P -7 -I 1 0.52
6 2ПР-12-1 1 1.15
7 ПРР- 12-1 1 4.05
в - ПТ N-12-2 1 2.1
9 Зажим поддержиВаю-

тай глчхой
ПГН-5-3. ГОСТ2135-76* 2 6.0

10 ЗПЗ-35 Марка М2 1
11 борт МС6*25 1

ГОСТ 1190-10*
12 Гайка ню 1

ГОСТ 5915-10*
13 Шайба 1б 1

ГОСТ 11311-76*
Н Шпринт 3.2^22 i

ГОСТ 397- 79*

1. Черте» разработан на основании ТУ 16-521.279-61 
с изм. Я КИТ 1965. 1964г. МоскоВский Эректро- 

им Куйбишева.

Г П Й Ц
шЩСкттгт

Калугина
'Уи гр Грюнаш

чёШнка

аш
Ш1

4 0 7 - 0 3 - 4 9 6 . 6 8  Э П З

ОРУ220кв на уншрицираВамш конструкциях
Пт очастат-

наео заградителя 
63- 630- O.S.41

Общий Рид. Узлы. 
С п е ц и ф и к а ц и я

аист\Листаб
РП\ 26

ЭНЕРГОСЕППРОЕК! 
Себеро-Зшгцднве,



I
4

I

•* | ! вимянда для подвеска
| У / ^ В Ч  заградителя 

: Г T  (чертеяс 303-32)(У К

Верхняя нрестойина 
заградителя

I

Контактный вывод

Специф икация оборудования и материалов
Марка,

поз. Обозначение Наименование Кол.
Macro 
ед„ кг.

Приме
чание

. 1 T916-S37.379-81 З а гр а д и те ль  высо-
CU3K М О Г /955. 54 г к о ч о с та тн ы й

B 3 -1 8 S 0 -0 S V 1 1 393
С е р ь гу  ГОСГ8725-78*

г С Р -7 -t e 1 0.50
3 С Р -/2 -/В 1 0.4/
4 Уш ко о дн о ла п ч а то е г-

4 1 -13-/в  г а е г г т -п  * 1 1.52 :
Звенья пронеяси/почныё

ГОСТ 2788-88 *
в гп р -7 - i / 0.58
6 8/7Р-/2/ / 1.85
7 ПРР-12-1 У ш
в П ТМ -1 2 -2 ■ 1 8.10
9. Заусим поддерж и -

вегюший глихой

ПГН-5-3 ГОСТ8735-78* 8 6.0

W э а з -з 5 М арка н  / 1

11 9173-35 Марка М2 1

Б олты  ГОСТ7798-70 * ~

18 М /£ * 2 5 1 .
13 М ЗОч/ОО 1

Гайка rOcrS9fS-70*
/4 Н / 6 1

15 И З О 1

Ш айГы  /V C Tl/37t- 78 *

16 Ш айба 16 /

17 Ш айба д о S

Ш пли нты  ГОСТ597-79*

18 Ш п ли н т 3 .8 к88 1

19 Ш п л и н т  4 * 8 8 1

Чертеяс разработан на основании Т У  /6-52/.279-2/
С изн . М  И  Г/9 6 5  /934 с  Московский ЭлектрозаводинЖуибышева

Ш -03- Ш .88 З П З
ОРУ220кВ на  унифицированных конструкциях
Подвеска вы сокочостатУ8 2 а§м£дис*а 
нога J а  г р а б и т  е л  к  
S3-/850-0 ,69 /.___________
Общий вид. Узлы, 
С пециф и кация

Р П 6 7

Кспирс£<м :/7а*лс

^нгргосгтьпрож;ОзЗеро-ЗелаЗное стбеленм 
Г  ' ЛенинградФрон<тя:Л2
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t  Ч е р т е ж  р а з р а б о т а н  н а  о с н о б а н и и  к а т а л о г а  
/ р п о т у р о  Воздуш ны х л и н и й  э л е к тр о п е р е д а ч и  *1 9 Л б г. 

Ц Итеры 8 с к т а х  о т н о с я т с я  к  ги р л я н д е  для Цсъя.

— -------------------------------------------------- Lf__ _________________ — ------------------

Спецификация оборудования и патериолод

Парно,
тъ. Обозначение Наипенобоние Коли

Ъ л
№&
лезя

Пасса
ед.нг

Припе• 
чоние

{ Т У -34-г г -/о т -ы I]
Ный типа ПС70-А 16 17 W

г. Узел крепления ей о-
лянды типа
к т - г - г в  п с т м п - я г 1 1

3 Ушко специальное
типа УС’7-16 1 / №

п е т  г т г т - т г
4

11
юшии ел их ой типа
2ПГН -5 ГОСТ 20409-75 1 1 5,0

Обшоя пас со гивлянды для 1СЗЯ 63,16

Общая пасса гио/гянЭы для П а я --------------------------------- 66f63

ЭПЪЧ Ю - О У Щ Ъ М __________________

О Р У  2 2 0 к б  н а  унифицированны* конструкциях

Листов/Ьрллнва ишйтоооб /СбПСГОД,
17го с т-й  подЗергцибо^що* оЬноцепноя 

паоооаоб

Cmoihci Лист

Общий бид
РП 28

эиергосетьпроет
'еОеро-Зоподнсе отделение 

МенингрпР

Копир Сон} ФорпотЛЪ
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1 В
зо

нм
нв

ЛА

. * )

ЛРГ-7/ta
-  ЛРГ-7/fS
-  ПРТ-7/et

/ ?s
e

e
]

\ ____ < d*--------» ч>

ггге
(гш )

I  Чертеж разработ ан на основании каталога* арматура 
Воздушных Линии электропередачи "798£г. 

г. Размерь/ 8 скобках от носят ся к  гирлянде для ПСЗА.

Специф икация оборудования и натериалад

Норка, 
поз.

Обозначение Наименование КоличествМасса
ed,*r.

7/рчне-
чание

Тем Есзк

/ ГУ М -г7 . 10874-84 изолятор стеклян
ный ти п а  Т7С70-Д Ж 17 447

г Узел крепления гир-
Ij___

ЛЯнОы К Г77- 7-SB
Г о с т 'м г г .8 г  . . ± _ / и г

з Уш кодА/хаапуотоз
укороченное 42К -7
'гОСТ5727-77_________ 1 0J7S

4

|1-2

тр ехло луато е  ти п а
ПРТ-7/13 ГОСТ 3738.83 Т 1 090
ГГРГ-7/Г6 госгзггй-аг 1 OSS

иля
НЛС.Ш.!

ПРТ-7/ЗГ. ГОСТ8738-83.. 1 m  _
для

нкс.кааи

$ Заж им  н а тяж но й _ j
прессуемый
НДС-340-1 •, 6.350 1 1 8.18

ал я m
ясгШ к.

КОС-330-1; Г . 360 1 2.23
tf/Mt

ЛСЗОО/39

HPC-4SO-7; е * ш 3.78
8ЯЛ ,

яс-jom i
----------------:----------------- 1рЙС-бОГМ; 6 .495 1 1 4.72

ал л , ,
л ш ш

ГОСТ3733-8Г
О бита  н о т а  гирлянды  для 7 СЭР (бёззаж ина(лоз.5) 56.515

Обшая масса гирлянды для ДСЗЯ (без зажима (лоз. S ) 6(865

Ш - 0 3 ' 4 9 8 . 8 8  Э /73
0Р9220н6на унифицированных конструкциях

'0-4, *?•<ноцелная с .сечением 840*** и
тяякнокод- 

юдода
Стадия Лист

Общ ий 8ид,

потрогал г полы

РП 3 /
чэ н е р е о с е т ь п Р о е т Л
Со&ро-За/годкое отделение 

Ленинград
&ор*отгЛ8

* 0

I
j ? -Л РТ-?//2  

ТГ1г ярт-ifte

-----------------?

г Г \

1

*

(20241

I Чертеж разработан но основании коталоеа* арматура 
Воздушных линии электропередачи 7986г.

2. Размеры 8 скобках о тн о сятся  к гирлянде для /C JM

I Общ ая масса гир лян ды  д ля  Т С З Д  (б е з  з а ж и н а  n o i^ Z L ----- 168  865^

1 О бщ аяноссо ги о лян ды  д л я IС Э Р  (б е л з а ж и н а  поз.71 --------

Спецификация обЬру доданыя и  натериалад

Марка,
поз Обозначение Наименование Кожнсст& Масса

Ы.ЯГ.
Ори*е.
чание

Тем (гм
i Т У -34-37- ГО674. 64 (/золятор стеклян-

ный ти п а  77С70-Д___ 76 17 3.47
г I155

м нди КГГ7- 7-ЗБ
ГОСТ 74122-22 7 7 7.12

j Ушка ддихлаачатое
окороченное 42К-7
ГОСТ 3739-77 7 1 0.773

4 111

ноеКЗ- 7- f  с  т а г *739-81 1 1 153
S Скаба ac-7-tamcT372i-78 4 4 0.38
6 1ii

1i

ПРГ-7/iP Г0СГ272Я- 82 2 2 OSO няУЯанW ; U8J-
ПРТ-7/fS Г0СГ2728-22 2 2 0.9S

олЯ
Mfc-isa-c

ЛРГ7/2/ ГОСТ2728-82 2 2 7.70
с.*я

мс-кеан

7 Зажим натяжнойI.

НЙС-340-Г- 6.350 2 2 818
для

ACdiOtid

М б -330-1; 6.360 2 2 £ £ L .
Сбоя

ACJ09/39

Н Д С -Ш .1 ; £.415 2 2 3.78
длл

ЛС4СС/5/

ИЗ С-600-1: 6.495 2 2 4.72
!П?я

ясзсг.Ы

ГОСТ3733-61

4 0 7 - 0 3 - 4 9 8 . 8 8  3 0 3

ОРУ 990л  & н а  унифицированных конструкциях

Стадия Лист сессию в
РП 30

О бщ ий ви д

КагшрадЬлП

, энерзосетьорост
?efiifio.Jaiiojrtce omdcteuu* 

Леч<.w:po3
срор.чс>г):Лз 

2£’йЪ/Э
г\ э
чэ
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Марна м/

гот1Фгг/

36*

ts

Спецификация обору до fa  ни я м атериалов

Марка,
лоз. Обозначение Наименование Кок.

Масса 
ев., кг.

Приме*
yOHt/e

Мао кем /
'

( Полоса d —

Моока мд
_____

/ Уголок
Ш № Ш № % Ч 7 2 0.88

— - —

Марка мг

6атвФ17.6У

SO

i  * Размеры для слраёок ^
г. предельные отклонения размераf :  Я74, 474, +~г 
3. Обработка- цинк 9

3S
63*

4 4 - 0 7 - 0 3 - 4 9 8 .8 8  9 /73

Ш1Ш V'MLLvA г>
im m

иЯдВП ШЯАШ% Ш&
Ы}1ЁТМ Г % 2 Д  Е Э Е
Е£М Я Ю7ИЖ1Ш Ш77Ш И/А 
Б З И Л  Е И 2 И Л  I r l f f l i  55Ш

ОРУббОкВ но унифицированных конструкциях.
Стадия Лист Листа i  J

РП 35Марки Р77, Мб

Общ ий fud. 
Специфинац и я

Kanupoiam  Лая**

Жргосетьороект‘
Меро-Заяадмсе стоекемие ЛСнинграН

0ср*аяг:ЯЗ

4om8.<69 Д - Я *£%?*'***«-

Т 1
»

»

a  t ■or

р 1
700 700 1 5 6 S A P ____, й

Спецификация оборудования и материалов

Норко,
поз. Обозначение Наименование Кок.

масса
ед.,кг.

Приме*
уомие

/ Ящик иепей абоеоеваI

Я9 6 -Я / 70

ШС/Г-4 7 89
г Яшик литания злек-

тром агнитнаго лай-
вода выключателя

ЯПВ /А / 66
3 Ящик зажинов Яза.  С ] / CD
4 3.407.9-/S3.i-KC.JO Опора о г-гго -s t /
S Полоса заземления

4*30 госг т -7 /r* 
Ст.ЗГОСГ S36-79* 7.8 0.94 м

в даст
ж ж й ш я р } 6 67.86

7 Яист
76,7

согмутъ 
/го *?antj

8 БотШг>30Г0СП798.7О* 18
9 болт N8x30 ГОСГ л 98-70 » 14
ю чS5I1 18

■ и Тайка Мб гост $9/s*7o * 14
16 Шайба 76 госг HS7/-78* 24
18 Шайба S nscr/fi 7/- 78 * ж .

1  У с т а н о в к а  разработана на основании каталога „ Электро.. 
технические и электромонтажеHuet изделия для 'ллек- 
трических станций <7 подстанций * 7967г. 

е. Полосу заземления приварить к металлоконструкции 
3. Размер в  скобках указан для и/ка<ров Я08-биЯ(?в 7/4.

т —

4 0 7 - 0 3 - 4 9 8 .8 8  3 /73
О Р УггО к б  н а  униф ицированны х конструкциях

* № № * * * >

•ырех ящукооодЩ c3v*Uucm \*fuc:no$

^  rt Хж /гбс^пьпроеко
Общий био. Размерьл Ъгс^^сЛ ,окб!г7СА*0№1М 

• |______&.,‘У№сЛ
Ko*tvp9 Cuf '/re* *<

!

Типовые материалы для проектирования 407-03-498.88
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